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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) вул. Промислова, 4 Печерськ 98 1.1.1 Голосіївський 1971 177,0 298,0 121,0 200,0 23,0 1849,7 150,0 68,8 22624,0 41,2
1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) вул. Промислова, 4 Печерськ 98 1.1.1 Голосіївський 1971 97,0 218,0 121,0 120,0 23,0 595,9 150,0 68,7 7272,9 14,6
1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) вул. Пухівська, 1 а Троєщина 106 1.1.2 Деснянський 1981 117,0 246,0 129,0 140,0 23,0 520,4 150,0 68,3 6302,2 16,6
1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) вул. Пухівська, 1 а Троєщина 106 1.1.2 Деснянський 1981 157,0 286,0 129,0 180,0 23,0 442,8 150,0 68,5 5371,9 12,2
1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) вул. Пухівська, 1 а Троєщина 106 1.1.2 Деснянський 1981 148,0 281,0 133,0 175,0 27,0 496,0 150,0 68,9 6072,2 10,7
1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) вул. Пухівська, 1 а Троєщина 106 1.1.2 Деснянський 1981 108,0 241,0 133,0 135,0 27,0 252,3 150,0 68,7 3076,0 6,2
1.2.3_ДТЕЦ4 Дарниця 103 1.2.3 Дніпровський 1954 85,0 203,0 118,0 100,0 15,0 803,0 150,0 68,9 9847,4 17,1
2.1.1_СП Завод Енергія вул. Колекторна, 44 Дарниця 103,42 2.1.1 Дарницький 1987 20,0 140,0 120,0 36,6 16,6 24,7 150,0 68,9 302,4 0,5
3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) вул. Жилянська, 85 Центр 123 3.1.1 Шевченківський 1936 118,0 278,0 160,0 155,0 37,0 506,6 150,0 69,2 6249,0 8,2
3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) вул. Жилянська, 85 Центр 124 3.1.1 Шевченківський 1936 117,0 279,0 162,0 155,0 38,0 130,4 150,0 69,2 1609,7 2,1
3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) вул. Жилянська, 85 Центр 123 3.1.1 Шевченківський 1936 119,0 278,0 159,0 155,0 36,0 90,4 150,0 69,4 1119,2 1,1
3.1.2_СТ-2 пров. Електриків, 17 Поділ 99 3.1.2 Подільський 1930 88,0 207,0 119,0 108,0 20,0 560,3 150,0 68,5 6832,0 16,2
3.1.3_РК Відрадний просп. Комарова, 7 Святошино 180 3.1.3 Солом'янський 1962 87,0 282,0 195,0 102,0 15,0 216,7 150,0 68,8 2657,4 5,2
3.1.4_РК_Нивки вул. Салютна, 23-Б Нивки 178 3.1.4 Шевченківський 1963 62,0 260,0 198,0 82,0 20,0 205,4 150,0 69,1 2533,7 3,5
3.1.5_РК_М. Борщагівка вул. Жмеринська, 14 Святошино 172 3.1.5 Святошинський 1970 90,0 277,0 187,0 105,0 15,0 457,6 150,0 69,0 5625,1 8,7
3.1.6_РК Виноградар вул. Світлицького, 34 Нивки 162 3.1.6 Подільський 1974 60,0 242,0 182,0 80,0 20,0 228,6 150,0 69,3 2826,6 3,1
3.1.7_РК Молодь вул. Дегтярівська, 46 Центр 180 3.1.7 Шевченківський 1977 70,0 265,0 195,0 85,0 15,0 90,6 150,0 69,3 1119,0 1,3
3.1.8_РК Воскресенка вул. Крайня, 1 Троєщина 100 3.1.8 Деснянський 1979 80,0 203,0 123,0 103,0 23,0 112,9 150,0 68,7 1380,5 2,8
3.1.9_СТ Біличі вул. Робітнича, 1 Нивки 159 3.1.9 Святошинський 1989 78,0 259,0 181,0 100,0 22,0 286,3 150,0 68,9 3502,4 6,4
3.1.10_РК Веркон просп. Перемоги, 67 Святошино 181 3.1.10 Святошинський 1973 50,0 251,0 201,0 70,0 20,0 36,4 150,0 69,5 451,5 0,3
3.1.12_СТ Позняки вул. Ревуцького, 41 Дарниця 100 3.1.12 Дарницький 2010 93,0 215,0 122,0 115,0 22,0 333,7 150,0 69,1 4099,8 5,8
3.1.13_РК Теремки просп. Глушкова, 38 Печерськ 187 3.1.13 Голосіївський 1972 37,0 254,0 217,0 67,0 30,0 26,7 150,0 68,6 327,4 0,7
3.1.14_РК Центральна пр.Вернадського,36-б Нивки 180 3.1.14 Святошинський 1969 72,0 267,0 195,0 87,0 15,0 70,3 150,0 69,1 865,7 1,3
3.1.15_РК Мінська просп.Рокосовського,8-б Поділ 110 3.1.15 Оболонський 1972 40,0 180,0 140,0 70,0 30,0 73,2 150,0 69,1 903,0 1,3
4.1.1_305_Феофанія 2 вул. Метрологічна, 1-а Печерськ 186 4.1.1 Голосіївський 1966 35,0 253,0 218,0 67,0 32,0 19,4 150,0 68,0 236,2 0,8

4.1.3_307_Васильківська 31/17 вул. Васильківська, 31/17 Печерськ 183 4.1.3 Голосіївський 1975 30,0 243,0 213,0 60,0 30,0 1,5 95,0 69,3 59,8 0,0

4.1.4_308_Науки 47 просп. Науки, 47 Печерськ 162,28 4.1.4 Голосіївський 1958 45,0 242,0 197,0 79,7 34,7 14,4 150,0 67,4 173,7 0,7
4.1.6_310_Науки 31 просп. Науки, 31 Печерськ 152,64 4.1.6 Голосіївський 1967 45,0 220,0 175,0 67,4 22,4 13,9 150,0 69,2 172,0 0,2
4.1.7_311 Стратегічне шосе 54 Стратегічне шосе, 54 Печерськ 126 4.1.7 Голосіївський 1967 20,0 160,0 140,0 34,0 14,0 0,3 95,0 68,8 11,4 0,0
4.1.8_1101_Московська-2 Коломиївський пров, 5-а Печерськ 163,61 4.1.8 Голосіївський 1965 35,0 244,0 209,0 80,4 45,4 15,5 150,0 68,8 191,2 0,4
4.1.9_1102_Московська-3 вул.Васильківська,8-б Печерськ 150,84 4.1.9 Голосіївський 1972 51,0 238,0 187,0 87,2 36,2 25,1 150,0 69,2 310,1 0,4
4.1.10_1103_Московська-4 просп. Науки, 10 Печерськ 109,77 4.1.10 Голосіївський 1975 44,0 210,0 166,0 100,2 56,2 23,6 150,0 69,1 291,7 0,4

4.1.11_1104 _Голосієво-1 вул. Героїв Оборони, 12-б Печерськ 177,71 4.1.11 Голосіївський 1970 37,0 253,0 216,0 75,3 38,3 10,0 150,0 67,7 121,1 0,4

4.1.12_1105_Голосієво-2 вул. Родимцева, 5 Печерськ 189 4.1.12 Голосіївський 1980 35,0 255,0 220,0 66,0 31,0 8,7 150,0 68,5 106,1 0,2
4.1.13_1201_Науки 24 просп. Науки, 24 Печерськ 137,12 4.1.13 Голосіївський 1976 25,0 197,0 172,0 59,9 34,9 3,4 95,0 69,6 134,3 0,1
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4.1.16_1204_Кустанайська 12 Вул. Кустанайська, 12 Печерськ 157,62 4.1.16 Голосіївський 1975 30,0 212,0 182,0 54,4 24,4 1,6 95,0 69,1 63,2 0,1

4.1.17_1205_Голосіївський94/96
Просп.Голосіївський( 40-
річчя Жовтня), 94/96

Печерськ 158,04 4.1.17 Голосіївський 1970 29,0 215,0 186,0 57,0 28,0 3,5 95,0 69,3 136,6 0,1

4.1.18_1208_Волзька 12-а Вул. Волзька, 12-а Печерськ 152 4.1.18 Голосіївський 1983 15,0 182,0 167,0 30,0 15,0 0,3 95,0 69,0 10,5 0,0
4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вул. Васильківська, 5/7 Печерськ 143,76 4.1.20 Голосіївський 1967 25,0 203,0 178,0 59,2 34,2 1,7 95,0 69,4 66,6 0,0
4.1.21_1212_Монтажників 28 Вул. Монтажників, 28 Печерськ 132,69 4.1.21 Солом`янський 1970 25,0 198,0 173,0 65,3 40,3 0,9 95,0 66,9 31,8 0,1
4.1.22_1213 Деміївський 3 Пров. Деміївський, 3 Печерськ 141,25 4.1.22 Голосіївський 1976 20,0 201,0 181,0 59,8 39,8 0,6 95,0 68,9 23,9 0,0
4.1.23_1214_Голосіївська 19 Вул. Голосіївська, 19 Печерськ 119,63 4.1.23 Голосіївський 1983 25,0 191,0 166,0 71,4 46,4 1,3 95,0 69,5 49,8 0,0
4.1.24_1215_Монтажників 1 Вул. Монтажників, 1 Печерськ 124,1 4.1.24 Солом'янський 1976 13,0 165,0 152,0 40,9 27,9 0,4 95,0 69,9 16,6 0,0

4.1.25_1216 Бубнова 4
Вул. Бубнова 
(Маричанська), 4

Печерськ 150,87 4.1.25 Голосіївський 1984 15,0 196,0 181,0 45,1 30,1 2,1 95,0 69,7 84,3 0,0

4.1.26_1302 Добрий шлях 64 Вул. Добрий шлях, 64 Печерськ 145,45 4.1.26 Голосіївський 1970 10,0 169,0 159,0 23,6 13,6 0,1 95,0 69,8 2,9 0,0

4.1.28_1401_Козацька, 67а Вул. Козацька, 67-а(вуг.) Печерськ 176,06 4.1.28 Голосіївський 1955 15,0 206,0 191,0 29,9 14,9 0,2 95,0 68,6 6,1 0,0

4.1.29_4102_Жуляни вул. Пулюя, 5-б Печерськ 177,03 4.1.29 Солом'янський 1944 50,0 262,0 212,0 85,0 35,0 26,6 150,0 69,4 329,9 0,3
4.1.30_4201_Медова 1 Вул. Медова, 1 Печерськ 178 4.1.30 Солом'янський 1973 20,0 236,0 216,0 58,0 38,0 0,9 115,0 65,3 17,1 0,1
4.1.31_4204_Білгородська 7 Вул. Білгородська, 7 Печерськ 186 4.1.31 Солом'янський 1968 32,0 238,0 206,0 52,0 20,0 2,6 95,0 69,8 102,2 0,0
4.1.32_4208_Смілянська 11 Вул. Смілянська, 11 Печерськ 183 4.1.32 Солом'янський 1973 32,0 230,0 198,0 47,0 15,0 0,7 95,0 69,6 26,0 0,0
4.1.33_4220_Волинська 69 Вул. Волинська, 69 Печерськ 182 4.1.33 Солом'янський 2007 23,0 223,0 200,0 41,0 18,0 0,6 95,0 69,7 25,5 0,0
4.1.34_4405_Каменярів 32 Вул. Каменярів, 32(вуг.) Печерськ 147,55 4.1.34 Солом'янський 1972 22,0 186,0 164,0 38,5 16,5 0,3 95,0 69,7 10,2 0,0

4.1.35_4406_Каменярів 50 Вул. Каменярів, 50-б(вуг.) Печерськ 168 4.1.35 Солом'янський 1960 17,0 197,0 180,0 29,0 12,0 0,1 95,0 69,9 5,6 0,0

4.1.36_6101_Московська-1 вул.Васильківська,96-а Печерськ 178,34 4.1.36 Голосіївський 1962 38,0 243,0 205,0 64,7 26,7 61,8 150,0 69,2 763,0 1,0
4.1.37_6102_Феофанія вул. Заболотного, 21 Печерськ 185 4.1.37 Голосіївський 1972 45,0 260,0 215,0 75,0 30,0 21,8 150,0 68,5 267,2 0,7

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84
Вул. Набережно-
Корчуватська, 84

Печерськ 97 4.1.38 Голосіївський 1988 35,0 180,0 145,0 83,0 48,0 20,0 150,0 68,8 246,1 0,5

4.1.39_6202_Конча-Заспа вул. Матикіна, 13 Печерськ 102,85 4.1.39 Голосіївський 1973 35,0 168,0 133,0 65,2 30,2 7,5 150,0 69,0 92,2 0,1
4.1.41_6205_Науки 64 Просп. Науки, 64 Печерськ 167 4.1.41 Голосіївський 1974 25,0 222,0 197,0 55,0 30,0 1,7 95,0 69,0 64,4 0,1
4.1.42_6206_Китаївська 22 Вул. Китаївська, 22 Печерськ 125 4.1.42 Голосіївський 1970 30,0 180,0 150,0 55,0 25,0 1,6 95,0 69,0 62,8 0,1

4.1.43_6207_Червонопрапорна48
Вул. Червонопрапорна 
(Пирогівський шлях), 48

Печерськ 105,47 4.1.43 Голосіївський 1974 25,0 165,0 140,0 59,5 34,5 2,2 95,0 69,7 85,3 0,0

4.1.44_6208_Китаївська 11 Вул. Китаївська, 11 Печерськ 122,73 4.1.44 Голосіївський 1970 25,0 178,0 153,0 55,3 30,3 0,5 95,0 69,7 19,9 0,0
4.1.45_6212_Китаївська 32 Вул. Китаївська, 32 Печерськ 126,4 4.1.45 Голосіївський 1968 24,0 167,0 143,0 40,6 16,6 0,4 95,0 63,4 11,0 0,1
4.1.46_6214_Науки 90 Просп. Науки, 90 Печерськ 105 4.1.46 Голосіївський 1974 25,0 165,0 140,0 60,0 35,0 1,9 95,0 69,8 76,8 0,0
4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 Стратегічне шосе, 37 Печерськ 145,84 4.1.47 Голосіївський 1968 20,0 191,0 171,0 45,2 25,2 0,7 95,0 69,3 25,8 0,0

4.1.48_Червонопрапорна  148
Вул. Червонопрапорна 
(Пирогівський шлях), 148

Печерськ 100,79 4.1.48 Голосіївський 1994 12,0 131,0 119,0 30,2 18,2 0,2 95,0 69,9 7,2 0,0

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б Столичне шосе, 58-б(вуг.) Печерськ 96 4.1.49 Голосіївський 1958 15,0 131,0 116,0 35,0 20,0 0,1 95,0 65,7 2,8 0,0

4.1.50_6501_Китаївська 14/16 Вул. Китаївська, 14/16 Печерськ 112,59 4.1.50 Голосіївський 1999 9,0 138,0 129,0 25,4 16,4 0,6 95,0 69,9 22,1 0,0

4.1.51_6502_Онуфрія Трутенко 7
вул. Онуфрія Трутенко ( 
Максимовича), 7

Печерськ 183 4.1.51 Голосіївський 2012 12,0 243,0 231,0 60,0 48,0 0,4 95,0 70,0 17,2 0,0

4.1.52_6503_Онуфрія Трутенко9а
вул. Онуфрія Трутенко ( 
Максимовича), 9А

Печерськ 184 4.1.52 Голосіївський 2012 12,0 244,0 232,0 60,0 48,0 1,3 95,0 70,0 52,2 0,0

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Вул. Звіринецька, 63 Печерськ 138,77 4.1.54 Печерський 1968 21,0 208,0 187,0 69,2 48,2 4,1 95,0 69,7 160,7 0,1
4.1.55_6213_Деревообробна 3 Вул. Деревообробна, 3 Печерськ 97 4.1.55 Голосіївський 1978 20,0 137,0 117,0 40,0 20,0 1,1 95,0 69,6 42,4 0,0
4.1.56_6216_Підвисоцького 4б вул. Підвисоцького, 4-б Печерськ 151,46 4.1.56 Печерський 2005 37,0 204,0 167,0 52,5 15,5 3,3 115,0 70,0 73,3 0,0
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5.1.1_302_Желябова 2а
Вул. Желябова(М. 
Капніст), 2-а

Нивки 181 5.1.1 Шевченківський 1964 39,0 261,0 222,0 80,0 41,0 11,4 150,0 69,2 141,6 0,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти вул. О.Теліги, 3-г Нивки 181 5.1.2 Шевченківський 1962 41,0 255,0 214,0 74,0 33,0 41,4 150,0 68,8 509,1 1,0

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського вул.Щусєва,44 Нивки 146,63 5.1.3 Шевченківський 1968 45,0 246,0 201,0 99,4 54,4 18,9 150,0 68,9 232,9 0,4

5.1.4_2103_Сирець вул. Бакинська, 2 Нивки 178,45 5.1.4 Шевченківський 1976 40,0 249,0 209,0 70,6 30,6 23,5 150,0 69,2 289,9 0,4

5.1.6_2208_Шамрила 4
Вул. Шамрила (Парково-
Сирецька), 4

Нивки 187 5.1.6 Шевченківський 1964 21,0 233,0 212,0 46,0 25,0 1,3 95,0 69,6 50,9 0,0

5.1.7_2209_Грекова 2 Вул. Грекова, 2 Нивки 177 5.1.7 Шевченківський 1966 19,0 210,0 191,0 33,0 14,0 0,7 95,0 69,6 27,0 0,0
5.1.8_2211_Берлінського 12 Вул. Берлінського, 12 Нивки 182 5.1.8 Шевченківський 1978 15,0 227,0 212,0 45,0 30,0 0,5 95,0 69,1 18,0 0,0
5.1.9_3104_Вітряні Гори вул.Червонопільська,5а Нивки 149 5.1.9 Подільський 1961 40,0 214,0 174,0 65,0 25,0 36,5 150,0 69,2 451,3 0,6

5.1.10_3203_Червонофлотська26
Вул. Червонофлотська 
(Максименка), 26

Нивки 144,96 5.1.10 Оболонський 1982 35,0 212,0 177,0 67,0 32,0 5,8 150,0 67,0 70,0 0,3

5.1.11_3204_Міська 2 Вул. Міська, 2 Нивки 154,27 5.1.11 Оболонський 1970 17,0 185,0 168,0 30,7 13,7 1,4 95,0 69,5 55,6 0,0

5.1.12_3206_Червонофлотська28
Вул. Червонофлотська 
(Максименка), 28

Нивки 143,72 5.1.12 Оболонський 1967 21,0 185,0 164,0 41,3 20,3 0,6 95,0 69,3 21,8 0,0

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 Вул. Новікова-Прибоя, 11 Нивки 141 5.1.13 Оболонський 1972 15,0 176,0 161,0 35,0 20,0 1,1 95,0 69,4 43,1 0,0

5.1.14_3210_Юнкерова 28 Вул. Юнкерова, 28 Нивки 146,79 5.1.14 Оболонський 1972 19,0 182,0 163,0 35,2 16,2 0,9 95,0 69,4 35,3 0,0
5.1.15_3213_СанаторійЯлинка вул. Лісова, 1 Нивки 151,51 5.1.15 Оболонський 1991 33,0 207,0 174,0 55,5 22,5 1,2 95,0 69,2 47,7 0,0

5.1.16_3216_Червонофлотська 6
Вул. Червонофлотська 
(Максименка), 6

Нивки 151,78 5.1.16 Оболонський 1991 12,0 202,0 190,0 50,2 38,2 1,3 95,0 69,6 50,3 0,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня Вул.Лісова,28 Нивки 152 5.1.17 Оболонський 1985 37,0 217,0 180,0 65,0 28,0 7,2 105,0 67,2 188,4 0,7
5.1.18_3218_Осиповського 2а Вул. Осиповського, 2-а Нивки 126 5.1.18 Подільський 1975 25,0 181,0 156,0 55,0 30,0 4,6 150,0 68,8 57,0 0,1
5.1.19_3219_Полкова 57 Вул. Полкова, 57 Нивки 170 5.1.19 Подільський 1963 20,0 228,0 208,0 58,0 38,0 6,0 95,0 69,3 234,9 0,2
5.1.22_4103_Довженко просп. Перемоги, 44 Нивки 164,69 5.1.22 Шевченківський 1987 30,0 248,0 218,0 83,3 53,3 10,9 150,0 68,5 133,5 0,3
5.1.23_4105_Дегтярівська 43 вул. Дегтярівська, 43 Нивки 184 5.1.23 Шевченківський 1962 37,0 257,0 220,0 73,0 36,0 20,7 150,0 69,6 256,7 0,2
5.1.24_4203_Перемоги 66 Просп. Перемоги, 66 Нивки 184 5.1.24 Шевченківський 1982 27,0 253,0 226,0 69,0 42,0 2,1 95,0 69,6 81,5 0,0

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Пров. Артилерійський, 7-а Нивки 190 5.1.25 Шевченківський 1974 25,0 257,0 232,0 67,0 42,0 8,7 150,0 68,6 106,4 0,2

5.1.26_4206_Бабушкіна 27
Вул. Бабушкіна (Безручка), 
27

Нивки 179,38 5.1.26 Шевченківський 1964 25,0 234,0 209,0 54,6 29,6 2,0 95,0 69,5 79,1 0,0

5.1.27_4209_Перемоги 86 Просп. Перемоги, 86 Нивки 178,2 5.1.27 Шевченківський 1986 17,0 203,0 186,0 24,8 7,8 0,2 95,0 69,5 8,9 0,0
5.1.28_4210_Перемоги 70 Просп. Перемоги, 70 Нивки 187 5.1.28 Шевченківський 1986 21,0 244,0 223,0 57,0 36,0 1,9 95,0 69,5 72,4 0,0
5.1.29_4212_Магістральна 25 Вул. Магістральна, 25 Нивки 156,3 5.1.29 Шевченківський 1979 12,0 172,0 160,0 15,7 3,7 0,0 95,0 66,0 0,5 0,0
5.1.30_4302_Толбухіна 6 Вул. Толбухіна, 6 Нивки 174,32 5.1.30 Шевченківський 1974 20,0 219,0 199,0 44,7 24,7 0,3 95,0 69,1 9,8 0,0
5.1.31_4303_Довженка 2 Вул. Довженка, 2 Нивки 172,05 5.1.31 Шевченківський 1978 9,0 201,0 192,0 29,0 20,0 0,2 95,0 69,9 8,8 0,0
5.1.33_5103_Депутатська 2 Вул. Депутатська, 2 Нивки 184 5.1.33 Святошинський 1972 40,0 254,0 214,0 70,0 30,0 34,3 150,0 69,5 425,1 0,3
5.1.34_5204_Депутатська 1 Вул. Депутатська, 1 Нивки 185 5.1.34 Святошинський 1968 10,0 209,0 199,0 24,0 14,0 0,2 95,0 69,4 8,5 0,0
5.1.35_5207_Краснова 8 Вул. Краснова, 8 Нивки 175,66 5.1.35 Святошинський 1970 15,0 236,0 221,0 60,3 45,3 4,1 95,0 69,7 160,1 0,1
5.1.36_5225_Берковецька 6 Вул. Берковецька, 6 Нивки 154 5.1.36 Святошинський 2001 20,0 194,0 174,0 40,0 20,0 3,3 95,0 69,6 129,5 0,1
5.1.37_7102_Сирець-2 вул. Бакинська, 22 Нивки 167,65 5.1.37 Шевченківський 1972 35,0 233,0 198,0 65,4 30,4 21,9 150,0 69,1 271,1 0,4

5.1.39_7403_Шполянська 6а Вул. Шполянська, 6-а (вуг.) Нивки 152 5.1.39 Подільський 1960 10,0 175,0 165,0 23,0 13,0 0,1 95,0 69,1 4,1 0,0

5.1.40_4104_Берестейська вул. Василенка, 1 Святошино 181 5.1.40 Солом'янський 1986 35,0 251,0 216,0 70,0 35,0 4,2 105,0 68,7 116,6 0,2
5.1.41_4218_Борщагівська 154 Вул. Борщагівська, 154 Святошино 160,53 5.1.41 Солом'янський 1965 24,0 225,0 201,0 64,5 40,5 2,4 95,0 69,1 94,5 0,1
5.1.42_4301_Перемоги 61 Просп. Перемоги, 61 Святошино 181 5.1.42 Святошинський 1979 11,0 216,0 205,0 35,0 24,0 0,5 95,0 69,6 21,1 0,0
5.1.43_4306_Новопольова 69 Вул. Новопольова, 69 Святошино 180 5.1.43 Солом'янський 1953 17,0 210,0 193,0 30,0 13,0 0,2 95,0 67,6 7,5 0,0
5.1.44_4307_Відрадний 73 Просп. Відрадний, 73 Святошино 181 5.1.44 Солом'янський 1957 18,0 215,0 197,0 34,0 16,0 0,3 95,0 65,3 10,2 0,1
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5.1.45_5102_Верховинна 80б Вул. Верховинна, 80-б Святошино 154,77 5.1.45 Святошинський 1971 35,0 232,0 197,0 77,2 42,2 10,0 150,0 69,5 124,3 0,1
5.1.46_5104_Святошинська 34 Вул. Святошинська, 34 Святошино 176 5.1.46 Святошинський 1978 30,0 236,0 206,0 60,0 30,0 9,1 150,0 67,9 110,2 0,4
5.1.48_5202_Перемоги 113 Просп. Перемоги, 113 Святошино 175 5.1.48 Святошинський 1979 25,0 220,0 195,0 45,0 20,0 0,9 95,0 69,0 34,6 0,0
5.1.50_5210_Котельникова 95 Вул. Котельникова, 95 Святошино 147,31 5.1.50 Святошинський 1982 25,0 210,0 185,0 62,7 37,7 1,5 95,0 69,8 59,0 0,0
5.1.51_5211_Крамського 21 Вул. Крамського, 21 Святошино 175 5.1.51 Святошинський 1978 17,0 212,0 195,0 37,0 20,0 0,5 95,0 68,6 19,6 0,0

5.1.52_5213_Санаторій Перемога вул. Бударіна, 3 Святошино 152,45 5.1.52 Святошинський 1982 33,0 225,0 192,0 72,6 39,6 2,7 105,0 67,3 72,6 0,2

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вул. Відпочинку, 7 Святошино 180 5.1.54 Святошинський 1988 30,0 250,0 220,0 70,0 40,0 21,3 150,0 68,9 261,7 0,5
5.1.55_5215_Крамського 16 Вул. Крамського, 16 Святошино 171,65 5.1.55 Святошинський 1982 15,0 216,0 201,0 44,4 29,4 2,7 95,0 69,4 106,7 0,1
5.1.57_5216_Котельникова 62 Вул. Котельникова, 62 Святошино 168,02 5.1.57 Святошинський 1989 25,0 228,0 203,0 60,0 35,0 7,0 150,0 69,4 86,9 0,1
5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вул. Котельникова, 7/13 Святошино 182 5.1.58 Святошинський 1981 25,0 247,0 222,0 65,0 40,0 10,0 150,0 69,0 123,3 0,2
5.1.59_5221_Чистяківська 24 Вул. Чистяківська, 24 Святошино 184 5.1.59 Святошинський 1976 25,0 229,0 204,0 45,0 20,0 1,1 95,0 69,5 41,8 0,0

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 Житомирське шосе, 19 км Святошино 128 5.1.61 Святошинський 1968 21,0 166,0 145,0 38,0 17,0 0,6 95,0 67,7 22,2 0,1

5.1.62_5302_Перемоги 5 Вул. Перемоги, 5 Святошино 164,23 5.1.62 Святошинський 1957 15,0 204,0 189,0 39,8 24,8 0,4 95,0 69,1 14,0 0,0
5.1.63_5501 Кільцева дорога 8 Кільцева дорога, 8 Святошино 163 5.1.63 Святошинський 2005 20,0 213,0 193,0 50,0 30,0 0,3 95,0 69,5 11,4 0,0

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна
Вул. Смирнова-Ласточкіна 
(Вознесенський узвіз), 23-в

Центр 164,4 6.1.1 Шевченківський 1981 29,0 228,0 199,0 63,6 34,6 4,1 150,0 69,3 51,1 0,1

6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21 Вул. Ново-Вокзальна, 19/21 Центр 127,7 6.1.4 Солом'янський 2004 23,0 182,0 159,0 54,3 31,3 1,6 95,0 69,9 63,0 0,0

6.1.5_4502_Боткіна 4 Вул. Боткіна, 4 Центр 144,23 6.1.5 Солом'янський 2000 21,0 196,0 175,0 51,8 30,8 0,6 95,0 70,0 22,3 0,0
6.1.6_7202_Нагірна 22 Вул. Нагірна, 22 Центр 160,12 6.1.6 Шевченківський 1963 35,0 243,0 208,0 82,9 47,9 8,4 150,0 69,1 103,9 0,1

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Вул. Багговутівська, 36-а Центр 151 6.1.7 Шевченківський 1984 41,0 247,0 206,0 96,0 55,0 16,1 150,0 69,3 199,4 0,2

6.1.8_7204_Половецька 14/16 Вул. Половецька, 14/16 Центр 161,22 6.1.8 Шевченківський 1971 20,0 221,0 201,0 59,8 39,8 2,2 95,0 69,8 89,3 0,0
6.1.9_7205_Татарська 6 Вул. Татарська, 6 Центр 146,91 6.1.9 Шевченківський 1972 20,0 207,0 187,0 60,1 40,1 2,1 95,0 69,3 82,2 0,1
6.1.10_7206_Овруцька 23 Вул. Овруцька, 23 Центр 177,95 6.1.10 Шевченківський 1981 25,0 238,0 213,0 60,1 35,1 0,9 95,0 68,3 31,9 0,1
6.1.11_7207_Підгірна 3 Вул. Підгірна, 3 Центр 164,18 6.1.11 Шевченківський 1975 25,0 228,0 203,0 63,8 38,8 3,8 95,0 69,7 151,1 0,1
6.1.12_7208_Білоруська 17б Вул. Білоруська, 17-б Центр 160 6.1.12 Шевченківський 1965 15,0 215,0 200,0 55,0 40,0 1,4 95,0 69,6 56,2 0,0

6.1.13_7209_Мельникова 45/49
Вул. Мельникова (Іллєнка), 
45/49

Центр 158,39 6.1.13 Шевченківський 1975 17,0 223,0 206,0 64,6 47,6 3,0 95,0 69,8 117,3 0,0

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 Вул. Печенізька, 4/12 Центр 167,66 6.1.14 Шевченківський 1981 20,0 228,0 208,0 60,3 40,3 1,7 95,0 69,8 69,0 0,0

6.1.15_7213_Мануїльського 29
Вул. Мануїльського 
(Майбороди), 29

Центр 161,18 6.1.15 Шевченківський 1977 20,0 216,0 196,0 54,8 34,8 0,7 95,0 69,3 25,6 0,0

6.1.16_7301_Кудрявський 2 Узвіз Кудрявський, 2 Центр 169 6.1.16 Шевченківський 1956 25,0 214,0 189,0 45,0 20,0 0,3 95,0 70,0 10,9 0,0
6.1.17_7304_Кудрявська 27/29 Вул. Кудрявська, 27/29 Центр 169 6.1.17 Шевченківський 1978 9,0 198,0 189,0 29,0 20,0 0,2 95,0 69,8 9,0 0,0
6.1.18_7305_Кудрявська 16 Вул. Кудрявська, 16 Центр 170,62 6.1.18 Шевченківський 1960 13,0 204,0 191,0 33,4 20,4 0,3 95,0 69,9 14,0 0,0
6.1.19_7306_Кудрявська 12 Вул. Кудрявська, 12 Центр 173,78 6.1.19 Шевченківський 1962 17,0 211,0 194,0 37,2 20,2 0,3 95,0 69,5 11,4 0,0

6.1.20_7308_Володимирська20/1 Вул. Володимирська, 20/1 Центр 185 6.1.20 Шевченківський 2000 15,0 231,0 216,0 46,0 31,0 1,4 95,0 69,7 53,7 0,0

6.1.22_3101_Попова 4 Вул. Попова, 4 Поділ 111 6.1.22 Оболонський 1972 30,0 173,0 143,0 62,0 32,0 20,4 150,0 69,3 252,5 0,3
6.1.23_3102_Вишгородська вул.Автозаводська,87 Поділ 108 6.1.23 Оболонський 1961 30,0 168,0 138,0 60,0 30,0 9,9 150,0 68,3 120,8 0,3
6.1.24_3105_Дніпроводська 1а вул. Дніпроводська, 1а Поділ 108,77 6.1.24 Оболонський 1970 45,0 194,0 149,0 85,2 40,2 7,8 105,0 68,7 213,1 0,4
6.1.25_3201_Макіївська 4 Вул. Макіївська, 4-б Поділ 110 6.1.25 Оболонський 1969 20,0 160,0 140,0 50,0 30,0 3,0 95,0 69,5 117,7 0,1
6.1.26_3202_Кондратюка 8 Вул. Кондратюка, 8 Поділ 106 6.1.26 Оболонський 1986 25,0 166,0 141,0 60,0 35,0 12,8 150,0 69,1 157,5 0,2
6.1.27_3205_Білицька 14 Вул. Білицька, 14 Поділ 152,47 6.1.27 Подільський 1970 14,0 192,0 178,0 39,5 25,5 0,5 95,0 69,6 18,0 0,0
6.1.28_3208_Автозаводська 68 Вул. Автозаводська, 68 Поділ 105 6.1.28 Оболонський 1961 11,0 133,0 122,0 28,0 17,0 0,3 95,0 69,5 11,7 0,0
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6.1.29_3211_Урочище Оболонь вул. Богатирська,30 Поділ 100 6.1.29 Оболонський 1988 28,0 155,0 127,0 55,0 27,0 9,0 150,0 69,1 110,6 0,2
6.1.30_3212_Білицька 55 Вул. Білицька, 55 Поділ 162 6.1.30 Подільський 1991 25,0 212,0 187,0 50,0 25,0 0,5 95,0 67,9 17,0 0,0
6.1.31_3214_Білицька 38б Вул. Білицька, 38-б Поділ 148 6.1.31 Подільський 1197 25,0 203,0 178,0 55,0 30,0 1,0 95,0 69,6 38,8 0,0
6.1.32_3215_В. Мостицька 6 Вул. В. Мостицька, 6 Поділ 121 6.1.32 Подільський 1975 17,0 170,0 153,0 49,0 32,0 0,8 95,0 69,4 31,7 0,0
6.1.34_7101_Лук’янівська вул. Н.Юрківська, 53 Поділ 127,38 6.1.34 Подільський 1986 35,0 222,0 187,0 94,6 59,6 9,1 150,0 68,4 110,7 0,3
6.1.35_8205_Радистів 66 Вул. Радистів, 66 Троєщина 107,53 6.1.35 Деснянський 1975 15,0 132,0 117,0 24,5 9,5 0,4 95,0 63,8 12,0 0,1
6.1.36_8206_Радистів 44 Вул. Радистів, 44 Троєщина 108,14 6.1.36 Деснянський 1975 19,0 135,0 116,0 26,9 7,9 0,7 95,0 68,4 26,9 0,1

6.1.37_8207_Радосинська 2a
Вул. Леніна 
(Радосинська),2-а селище 
"Троєщина"

Троєщина 100 6.1.37 Деснянський 1978 10,0 115,0 105,0 15,0 5,0 0,5 95,0 69,8 19,1 0,0

6.1.38_8208_Будівельників 10
вул. Будівельників, 10 
селище "Троєщина"

Троєщина 100 6.1.38 Деснянський 1998 12,0 127,0 115,0 27,0 15,0 0,1 95,0 69,9 5,9 0,0

6.1.39_8301_Броварський 93 Просп. Броварський, 93 Троєщина 111 6.1.39 Деснянський 1971 15,0 151,0 136,0 40,0 25,0 0,3 95,0 68,8 13,2 0,0

6.1.40_8101_Бортничі вул. Леніна ( Харченка), 64 Дарниця 112,72 6.1.40 Дарницький 1983 53,0 187,0 134,0 74,3 21,3 16,7 150,0 67,1 201,1 0,9

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 Вул. Здолбунівська, 2 Дарниця 98 6.1.41 Дарницький 1965 45,0 183,0 138,0 85,0 40,0 15,4 150,0 68,1 187,9 0,5
6.1.42_8201_Геофізиків 10 Вул. Геофізиків, 10 Дарниця 106,91 6.1.42 Дарницький 1974 35,0 173,0 138,0 66,1 31,1 11,5 150,0 67,9 140,4 0,5

6.1.43_8202_селище "Рибне"
Вул. Берегова, 1 селище 
"Рибне"

Дарниця 112,28 6.1.43 Дарницький 1985 14,0 133,0 119,0 20,7 6,7 0,5 95,0 69,5 18,1 0,0

6.1.45_8209_Горлівська 220 Вул. Горлівська, 220 Дарниця 100 6.1.45 Дарницький 1980 17,0 137,0 120,0 37,0 20,0 0,7 95,0 69,7 27,8 0,0
6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 Вул. Ялинкова, 58/60 Дарниця 103,61 6.1.46 Дарницький 1980 18,0 133,0 115,0 29,4 11,4 0,3 95,0 69,3 10,9 0,0
6.1.47_8212_Бориспільська 19 Вул. Бориспільська, 19 Дарниця 113 6.1.47 Дарницький 1981 35,0 185,0 150,0 72,0 37,0 6,6 95,0 68,9 251,1 0,3
6.1.48_8401_Вакуленчука 50-а Вул. Вакуленчука, 50-а Дарниця 102,47 6.1.48 Дарницький 2004 8,0 127,0 119,0 24,5 16,5 0,3 95,0 69,7 11,6 0,0

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 Вул. Зрошувальна, 17 (вуг.) Дарниця 113,45 6.1.49 Дарницький 1954 17,0 143,0 126,0 29,6 12,6 0,6 95,0 69,2 22,0 0,0

16.9.1_Кудрявська 13/19 Кудрявська 13/19 Центр 173 16.9.1 Шевченківський 0 25,0 218,0 193,0 45,0 20,0 2,5 95,0 69,7 99,4 0,0
6215 Червонопрапорна, 42 Червонопрапорна, 42 Печерськ 100 Голосіївський 0 15,0 135,0 120,0 35,0 20,0 0,3 95,0 69,3 13,3 0,0
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 731Б 123,0 111,7 271,2 159,5 149,4 69,4 148,2 36,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/4 164,0 75,6 270,8 195,3 149,5 69,3 106,8 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/3 160,1 76,7 271,4 194,7 149,5 69,3 111,3 34,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/2 148,7 78,1 272,1 194,0 149,5 69,3 123,4 45,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/1 128,5 115,5 272,3 156,8 147,8 69,2 143,8 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16Г-4 113,0 137,9 277,6 139,7 145,4 67,5 164,6 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16Г-2 114,6 137,9 277,6 139,7 147,4 66,6 163,1 25,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16Г-3 112,0 137,9 277,6 139,7 146,0 67,2 165,6 27,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/22 114,0 135,9 276,6 140,7 149,5 68,3 162,6 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/15 166,0 47,8 231,8 184,0 31,6 19,6 65,8 18,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/12 153,8 47,8 231,9 184,0 148,2 68,9 78,1 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/15-А 166,3 47,8 231,8 184,0 20,0 14,6 65,6 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/23 155,0 46,3 231,1 184,7 147,2 68,6 76,1 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730С 126,8 115,6 272,3 156,8 147,5 69,2 145,5 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729Б/1Б 124,5 115,6 272,2 156,6 149,5 69,7 147,7 32,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/14 165,5 47,8 231,8 184,0 147,5 68,8 66,3 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/5 160,1 74,5 270,3 195,8 149,5 69,3 110,2 35,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 341 127,2 77,2 272,2 195,0 149,5 69,1 145,0 67,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 340А 130,3 77,6 272,4 194,8 149,5 69,1 142,0 64,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/3 134,5 115,4 272,3 156,9 148,8 69,3 137,8 22,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 732 123,5 115,3 271,8 156,5 149,4 55,7 148,2 32,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 731Б(ВРЕЗ) 123,1 115,4 271,8 156,5 149,4 69,4 148,8 33,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В 140,7 79,8 273,1 193,2 149,5 69,2 132,4 52,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 341Б 126,9 76,5 272,0 195,5 149,4 69,1 145,1 68,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/10К 122,7 106,5 270,3 163,8 149,4 69,4 147,6 41,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #25527 185,0 78,6 282,1 203,5 69,8 30,3 97,1 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-10 173,7 23,9 244,2 220,3 148,8 69,3 70,5 46,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/9 159,0 67,1 266,4 199,4 149,3 69,4 107,4 40,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/11 159,0 66,3 266,0 199,8 149,3 69,4 107,0 40,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #391 163,6 72,3 247,5 175,2 147,2 67,7 83,9 11,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/14 162,4 72,3 247,5 175,2 146,9 67,9 85,1 12,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #421 165,8 72,3 247,5 175,2 147,7 68,5 81,7 9,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #439 166,5 72,5 247,6 175,1 147,8 68,4 81,1 8,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13 164,3 72,3 247,5 175,2 147,3 68,1 83,2 10,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13-1Б 165,3 72,2 247,5 175,3 147,2 68,1 82,2 10,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13-1А 167,4 72,0 247,4 175,3 147,0 68,2 80,0 8,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/11 167,1 72,4 247,6 175,1 147,6 68,7 80,5 8,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А-3 115,1 117,0 273,3 156,3 148,8 69,3 158,2 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/4А 119,1 112,1 270,6 158,5 149,3 69,5 151,5 39,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/7А 113,3 117,8 273,8 155,9 148,4 69,2 160,4 42,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/7А 116,4 109,1 269,1 160,0 149,2 69,6 152,7 43,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/23 115,1 134,6 275,9 141,3 149,4 68,4 160,8 26,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/6А 113,6 117,8 273,8 155,9 148,6 69,2 160,2 42,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/1 140,9 79,6 272,9 193,3 149,5 69,3 132,0 52,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/6АК 121,9 97,8 269,2 171,4 149,2 69,3 147,4 49,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/5К 122,4 82,7 268,0 185,3 148,5 69,2 145,6 62,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/4К 124,4 79,0 268,0 189,0 148,5 69,3 143,6 64,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/6К 121,5 85,0 268,0 183,0 149,2 69,3 146,5 61,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/6БК 121,7 98,1 269,2 171,2 149,2 69,3 147,6 49,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/3АК 125,4 77,6 268,0 190,4 148,6 69,3 142,7 65,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 СТ.140 117,6 132,6 274,9 142,3 149,3 68,4 157,3 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13-1 167,4 72,0 247,4 175,4 147,0 68,2 80,0 8,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/11-1А 167,3 72,4 247,6 175,2 147,4 68,8 80,2 7,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 13-1-1 167,4 72,0 247,3 175,4 147,0 68,2 79,9 7,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7 158,8 77,3 250,1 172,8 147,8 68,0 91,3 14,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/6 157,7 77,5 250,2 172,7 147,9 68,0 92,5 15,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/5 157,8 77,5 250,2 172,7 147,9 68,0 92,4 14,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7-1 154,4 77,1 250,0 172,9 147,3 68,0 95,6 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/10 166,1 72,5 247,6 175,1 147,9 68,4 81,5 9,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7-3 151,3 76,8 249,8 173,1 146,6 68,4 98,5 21,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/14-1 160,2 71,9 247,3 175,4 146,3 68,2 87,2 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13-3 169,0 71,8 247,2 175,5 146,7 68,3 78,2 6,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 13-3-1 169,0 71,8 247,3 175,4 146,8 68,3 78,3 6,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 13-4 170,0 71,6 247,2 175,5 146,6 68,4 77,2 5,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2 158,8 72,4 247,6 175,1 147,9 68,7 88,8 16,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/22 156,0 72,4 247,6 175,2 148,1 68,9 91,6 19,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2-1 159,0 71,7 247,2 175,5 147,8 68,8 88,2 16,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/19 155,5 72,4 247,6 175,2 148,1 68,3 92,0 19,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2-2 159,0 71,2 246,9 175,8 147,8 68,8 87,9 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/18 156,8 72,3 247,5 175,2 148,1 68,4 90,7 18,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2-3 161,0 70,8 246,7 176,0 147,3 67,6 85,7 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/4 148,0 73,5 248,1 174,7 148,3 68,6 100,1 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/25А 164,4 71,5 247,1 175,6 147,7 68,8 82,7 11,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/5 147,0 74,1 248,5 174,3 148,3 68,5 101,5 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 1(отБ) 159,9 71,9 247,3 175,4 61,1 32,7 87,4 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/24 165,0 71,5 247,1 175,6 147,8 68,9 82,1 10,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #544 163,7 71,5 247,1 175,6 147,9 68,9 83,5 11,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 #2642 142,4 54,1 241,0 186,9 149,2 69,6 98,6 44,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 724/1 133,0 84,9 256,9 172,0 149,4 69,6 123,9 39,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 724/2 141,2 57,7 242,9 185,2 149,3 69,6 101,7 43,9

Додаток 7.2 Гідравлічні характеристики в вузлових об'єктах системи 
теплопостачання при існуючому стані 

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1622



1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/23А 163,2 71,8 247,3 175,4 147,9 68,8 84,0 12,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/23 162,7 72,2 247,5 175,2 147,9 68,8 84,8 12,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/22А 158,0 72,3 247,5 175,2 148,1 68,8 89,6 17,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #549 163,1 70,3 246,5 176,2 146,7 67,9 83,4 13,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/25Б 165,2 71,5 247,1 175,6 147,6 68,8 81,8 10,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #540 156,3 72,4 247,5 175,2 147,0 68,6 91,3 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 #2635 137,7 72,8 250,7 177,9 149,3 69,6 113,0 40,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 #2630 130,2 100,8 265,1 164,3 149,5 69,5 134,9 34,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 #2663 159,3 86,3 275,5 189,2 149,3 69,4 116,3 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/1А-1 125,3 117,8 273,8 155,9 149,3 69,7 148,5 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 336 161,3 86,3 275,6 189,3 149,6 69,2 114,3 28,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/17 158,4 72,3 247,5 175,2 147,9 68,0 89,1 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/20 153,1 72,5 247,6 175,1 148,2 68,5 94,5 22,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2(1) 158,7 72,5 247,6 175,1 147,8 67,4 88,9 16,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/21 153,8 72,5 247,6 175,1 148,2 68,9 93,8 21,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 335А ВРЕЗ 161,4 86,8 275,8 189,0 149,6 69,2 114,3 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/5Б 114,1 117,8 273,8 155,9 148,8 69,1 159,7 41,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #277 158,7 72,5 247,6 175,1 147,9 68,3 88,9 16,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/1 164,0 72,5 247,6 175,1 144,3 67,3 83,6 11,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/1А 123,4 117,9 273,8 155,9 149,4 69,1 150,4 32,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/3А 116,3 117,9 273,8 155,9 149,2 69,1 157,5 39,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/2А 122,0 113,5 271,3 157,8 149,4 69,5 149,4 35,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/5А 114,4 117,8 273,8 155,9 148,9 69,0 159,4 41,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339 146,7 82,3 274,0 191,7 149,5 69,2 127,3 45,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/2-Б 118,6 117,9 273,8 155,9 149,3 69,0 155,2 37,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725(ВРЕЗ) 128,3 117,9 273,8 155,9 149,6 69,4 145,5 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2-5 126,0 116,8 273,5 156,7 148,8 69,4 147,5 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729Б 125,3 116,2 272,6 156,3 149,5 69,4 147,3 31,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725А 128,3 117,9 273,8 155,9 149,6 69,3 145,5 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/1 130,3 117,8 273,8 156,0 149,5 69,7 143,4 25,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А 114,1 117,8 273,8 155,9 149,1 69,1 159,7 41,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #270 164,7 72,5 247,6 175,1 144,9 67,0 82,9 10,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 726 130,0 117,3 273,3 156,1 149,5 69,4 143,3 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727А(ВРЕЗ) 128,7 117,0 273,2 156,1 149,5 69,4 144,5 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А-1 115,0 117,7 273,7 156,0 149,0 69,2 158,7 41,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4 160,7 86,4 275,6 189,2 149,4 69,4 114,9 28,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/2Е 138,5 117,5 273,6 156,1 149,4 69,7 135,1 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 728 125,1 116,6 272,8 156,2 149,5 69,4 147,7 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 338 158,4 84,6 274,9 190,3 149,6 69,2 116,6 32,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/3А 121,3 113,0 271,1 158,1 149,3 69,5 149,8 36,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 80713А2А 172,6 77,9 271,2 193,2 149,5 69,3 98,6 20,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А2 172,6 77,6 271,0 193,4 149,4 69,1 98,4 20,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13 171,0 73,9 269,1 195,2 149,3 69,1 98,1 24,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 334 147,7 88,9 276,6 187,8 149,6 69,2 129,0 40,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б 170,4 37,5 247,4 209,9 149,0 68,7 77,0 39,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/1А 170,7 37,4 247,3 209,9 149,0 68,7 76,7 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/4-1 175,9 36,6 246,9 210,3 148,6 69,2 71,0 34,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/4А 175,4 36,5 246,8 210,4 148,9 68,7 71,5 35,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/2А 171,7 37,3 247,3 210,0 149,0 68,7 75,6 38,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 460 167,2 39,2 248,3 209,0 149,1 68,8 81,1 41,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 459 168,8 39,6 248,5 208,9 149,1 68,8 79,7 40,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 УЗ-72 169,8 39,8 248,6 208,8 149,1 68,8 78,8 39,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 458 175,0 41,1 249,3 208,1 149,1 68,7 74,2 33,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133 166,2 39,0 248,2 209,1 149,1 68,8 82,0 43,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133А 167,5 38,2 247,7 209,5 149,0 68,7 80,2 42,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/2 173,7 37,3 247,3 210,0 148,9 68,8 73,6 36,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 135 154,9 37,5 247,4 209,9 149,1 68,8 92,5 55,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/4 159,0 36,5 246,9 210,3 148,9 69,0 87,9 51,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-1 168,0 33,8 245,5 211,7 148,8 69,0 77,5 43,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-3 166,0 26,9 241,9 215,0 148,6 69,0 75,9 49,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/2 157,4 36,6 246,9 210,3 149,0 69,0 89,5 52,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/3 160,0 36,5 246,9 210,3 148,9 69,0 86,9 50,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133А 163,9 38,9 248,1 209,2 144,7 36,5 84,2 45,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/5 158,3 36,5 246,9 210,3 148,9 69,0 88,5 52,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 138Б 152,9 51,0 233,5 182,5 149,0 68,8 80,6 29,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 138Б/1 149,0 51,5 233,8 182,2 149,0 68,8 84,8 33,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6 157,0 36,5 246,9 210,4 148,9 69,0 89,9 53,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-2 171,0 30,5 243,8 213,3 148,7 69,0 72,8 42,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 138А 151,5 50,8 233,4 182,6 149,0 68,8 81,8 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 136 154,0 36,7 246,9 210,3 149,0 68,8 92,9 56,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-перемич 154,0 36,6 246,9 210,3 149,0 68,8 92,9 56,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 137 157,3 35,8 246,5 210,7 149,0 68,8 89,2 53,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 ЩОРСА15 164,2 82,1 273,3 191,2 149,5 69,2 109,2 27,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/11 171,3 72,3 268,3 196,0 149,2 69,2 96,9 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 137А 155,6 35,6 246,4 210,8 149,0 68,8 90,8 55,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 Щ15ВЫХ 164,7 81,9 273,2 191,3 149,5 69,3 108,5 26,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 138 153,4 35,3 246,2 210,9 149,0 68,8 92,8 57,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133 165,3 38,9 248,1 209,2 149,1 68,8 82,8 43,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А-3 166,9 80,5 272,5 192,0 149,5 69,3 105,6 25,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/1 154,8 38,9 248,1 209,2 118,1 50,1 93,3 54,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 335 157,9 87,5 276,1 188,6 149,6 69,2 118,1 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 1П3 154,2 36,6 246,9 210,3 149,0 69,0 92,7 56,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/10 172,1 71,5 267,8 196,4 149,2 69,2 95,7 24,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А9 140,6 46,1 230,9 184,9 146,2 68,2 90,3 44,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А 170,0 75,1 269,7 194,6 149,4 69,1 99,7 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13 171,0 73,4 268,9 195,4 149,3 69,1 97,9 24,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А7 142,1 46,2 231,0 184,8 146,7 68,0 88,9 42,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А8 142,0 46,1 231,0 184,8 146,4 68,1 89,0 42,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А2Б 171,1 78,8 271,6 192,8 149,5 69,3 100,5 21,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б/1 147,0 49,6 232,8 183,2 148,8 69,0 85,7 36,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б/2 146,0 49,5 232,7 183,2 148,7 69,0 86,7 37,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б/3 144,7 49,4 232,6 183,3 148,4 69,1 87,9 38,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/7А 148,7 46,8 231,3 184,5 148,6 68,8 82,6 35,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б/4 145,0 49,3 232,6 183,3 148,3 69,2 87,6 38,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/3А 153,6 47,3 231,6 184,2 148,7 68,8 78,0 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/4А 149,4 47,2 231,5 184,3 148,7 68,7 82,1 34,9
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/5А 146,9 47,0 231,4 184,4 148,7 68,8 84,6 37,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/5Б 146,3 46,9 231,4 184,5 148,6 68,7 85,1 38,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А 145,5 46,9 231,3 184,5 148,6 68,7 85,8 38,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/6А1 145,5 46,6 231,2 184,6 148,5 68,6 85,7 39,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/6А2 145,0 46,4 231,1 184,7 148,5 68,6 86,1 39,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/6А3 145,1 46,4 231,1 184,7 148,0 67,4 86,0 39,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А6 143,0 46,3 231,0 184,8 147,2 67,7 88,0 41,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/5 135,5 93,8 258,6 164,8 148,8 68,6 123,2 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П 613/10А-1 136,8 86,6 254,9 168,3 148,7 68,6 118,1 31,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #66 135,0 89,7 256,5 166,8 148,6 68,8 121,5 31,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-1 132,8 91,3 257,3 166,0 148,8 68,7 124,5 33,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/2В 132,0 94,5 259,0 164,5 148,8 68,6 127,0 32,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/2А 130,1 96,9 260,2 163,3 148,9 68,6 130,1 33,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-1а 133,1 91,1 257,2 166,1 148,8 68,7 124,1 33,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/3 132,0 94,0 258,8 164,7 148,8 68,6 126,8 32,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/5 133,5 90,4 256,9 166,4 148,7 68,7 123,4 32,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/9 138,4 91,1 257,2 166,2 148,7 68,5 118,9 27,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10 136,7 89,9 256,6 166,7 148,7 68,5 120,0 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #65 134,9 90,2 256,8 166,6 148,7 68,7 121,9 31,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П 610/3а 132,0 93,8 258,6 164,8 148,8 68,7 126,6 32,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-2а 134,2 90,6 257,0 166,4 148,7 68,7 122,8 32,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #68 136,0 89,2 256,2 167,1 148,5 68,6 120,2 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #69 136,4 88,8 256,0 167,2 148,4 68,6 119,6 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ВР"а" 138,6 88,0 255,6 167,6 147,8 68,5 117,1 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/13 154,6 84,9 254,0 169,1 148,4 68,8 99,4 14,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/14 154,2 84,7 253,9 169,2 148,4 68,8 99,8 15,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/11 153,3 85,7 254,5 168,7 148,4 68,8 101,2 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/15 155,4 84,4 253,8 169,4 148,4 68,8 98,4 14,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/12 154,6 85,1 254,1 169,0 148,4 68,8 99,5 14,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-2 137,0 88,2 255,8 167,5 148,1 68,3 118,8 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #610 138,0 87,9 255,6 167,7 147,7 68,5 117,6 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/7 141,5 88,6 256,0 167,3 148,6 68,7 114,5 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/6 139,5 89,3 256,3 167,0 148,7 68,7 116,8 27,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А 137,0 89,2 256,3 167,0 148,7 68,5 119,3 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/12 140,2 87,9 255,6 167,7 148,6 68,5 115,3 27,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ВР "в" 136,9 87,6 255,4 167,8 147,3 68,7 118,5 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/10 151,7 86,2 254,7 168,5 148,4 68,7 103,1 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/8 143,1 88,2 255,7 167,5 148,6 68,7 112,6 24,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/9 143,3 88,0 255,6 167,6 148,5 68,7 112,4 24,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-4 141,5 88,0 255,6 167,6 147,1 68,5 114,2 26,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П #593 136,6 87,5 255,4 167,8 147,3 68,7 118,8 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ВР "б" 138,0 87,8 255,5 167,7 147,6 68,6 117,5 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #99 142,8 88,0 255,6 167,6 147,0 68,6 112,9 24,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-3а 136,9 87,6 255,4 167,8 147,4 68,7 118,5 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 т."А" 136,6 88,4 255,8 167,4 148,4 68,7 119,2 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #592 144,7 93,5 258,5 165,0 147,7 68,9 113,8 20,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #607 147,3 79,3 251,1 171,9 148,4 68,7 103,8 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-15 162,5 73,9 248,3 174,4 148,0 68,4 85,9 12,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/4А 148,9 79,9 251,4 171,6 148,2 68,5 102,5 22,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-2 138,6 83,5 253,3 169,8 148,6 68,6 114,7 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-5 141,7 79,6 251,3 171,7 148,6 68,5 109,6 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-4 151,2 78,3 250,6 172,3 148,1 69,0 99,4 21,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-3 140,9 81,3 252,1 170,9 148,6 68,6 111,2 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #596 151,3 77,7 250,3 172,6 147,6 68,6 99,0 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-3 149,8 79,0 251,0 172,0 148,2 68,7 101,2 22,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А531 151,5 77,8 250,4 172,5 147,7 68,5 98,8 21,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-2 146,3 79,4 251,2 171,8 148,4 68,6 104,8 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #604 140,9 80,1 251,5 171,4 148,6 68,5 110,6 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620а/10-1 164,7 73,1 247,9 174,8 148,0 68,4 83,3 10,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/3А 145,6 81,0 252,0 171,0 148,3 68,5 106,4 25,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #606 151,4 78,9 250,9 172,0 148,0 68,5 99,6 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/10-2 163,5 73,7 248,2 174,5 148,0 68,3 84,7 11,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/3Б 146,1 80,7 251,9 171,2 148,3 68,5 105,8 25,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-5а 146,3 80,0 251,5 171,5 148,3 68,5 105,2 25,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-11 142,7 76,5 249,7 173,2 148,4 68,3 107,0 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/15 145,4 85,4 254,3 168,9 148,5 68,5 108,9 23,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/16 146,7 85,1 254,1 169,0 148,4 68,5 107,4 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-12 142,5 76,4 249,6 173,2 148,3 68,3 107,1 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П 613/14-9 143,1 76,4 249,6 173,2 148,0 69,0 106,5 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-5а1 146,9 79,5 251,2 171,7 148,2 69,1 104,3 24,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-3а 144,5 81,1 252,0 171,0 148,4 68,7 107,5 26,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14 144,1 86,0 254,6 168,6 148,5 68,5 110,5 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-6а 141,0 77,7 250,3 172,6 148,1 68,4 109,3 31,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-7 141,4 78,9 250,9 172,0 148,5 68,5 109,5 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/12-1 138,0 87,8 255,5 167,7 147,8 68,5 117,5 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-8 141,5 78,7 250,8 172,1 148,5 68,5 109,3 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/12-2 141,0 87,8 255,5 167,7 147,6 68,6 114,5 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/13 142,0 86,9 255,1 168,2 148,6 68,5 113,1 26,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/13А 142,8 86,5 254,9 168,4 148,6 68,5 112,0 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #552 142,2 86,8 255,0 168,2 148,6 68,5 112,8 26,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-1а 145,0 84,4 253,8 169,4 148,5 68,6 108,8 24,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-2а 143,9 82,5 252,8 170,3 148,4 68,7 108,9 26,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #603 141,4 79,2 251,1 171,9 148,6 68,5 109,6 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А9-1 143,0 77,2 250,1 172,8 148,5 68,2 107,1 29,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/10-3 143,9 86,0 254,6 168,6 148,2 68,5 110,7 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/25 167,0 82,8 252,9 170,1 147,8 68,4 85,9 3,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-2 159,0 82,4 252,7 170,4 147,6 68,6 93,8 11,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-3 157,0 82,1 252,6 170,5 147,5 68,6 95,6 13,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-4 154,8 81,9 252,5 170,6 147,5 68,6 97,7 15,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/16 158,1 84,1 253,6 169,5 148,4 68,8 95,5 11,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/17 158,6 83,9 253,5 169,6 148,3 68,8 94,9 11,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-5 154,0 81,6 252,3 170,7 147,3 68,6 98,3 16,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/18 158,8 83,6 253,4 169,7 148,3 68,8 94,6 10,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-6-1 153,6 81,4 252,2 170,8 147,3 68,7 98,6 17,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/19 161,1 83,5 253,3 169,8 148,2 68,2 92,2 8,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-6 152,0 81,3 252,2 170,9 147,2 68,7 100,2 18,9
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/20 160,6 83,5 253,3 169,8 148,2 68,2 92,6 9,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/23 161,7 83,2 253,2 169,9 148,1 68,3 91,4 8,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/21А 160,0 83,4 253,2 169,9 148,2 68,2 93,2 9,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/22 159,9 83,3 253,2 169,9 148,1 68,2 93,3 9,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/21 159,8 83,4 253,2 169,9 148,2 68,2 93,5 10,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/24 165,7 83,0 253,1 170,0 147,9 68,3 87,3 4,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А4 144,9 46,4 231,1 184,7 148,0 67,4 86,2 39,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/26 165,6 82,7 252,9 170,2 147,7 68,4 87,3 4,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 341В 126,4 76,4 272,0 195,6 149,4 69,1 145,6 69,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27 161,5 82,6 252,9 170,2 147,7 68,4 91,3 8,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв610/27-1 161,0 82,6 252,8 170,3 147,7 68,6 91,8 9,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/28 154,5 82,6 252,8 170,2 147,3 68,4 98,3 15,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/29 148,4 82,6 252,8 170,3 147,1 68,5 104,5 21,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/30 146,7 82,6 252,8 170,3 147,0 68,5 106,1 23,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/25 155,4 46,5 231,2 184,7 147,6 68,1 75,8 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30-3 151,0 45,6 230,7 185,1 147,7 68,9 79,7 34,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/31 155,6 46,5 231,2 184,6 148,1 68,2 75,6 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/8А 150,3 46,7 231,3 184,5 148,5 68,8 81,0 34,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/32 154,6 46,6 231,2 184,6 148,2 68,4 76,6 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/9А 150,6 46,7 231,3 184,6 148,5 68,8 80,7 34,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/10А 151,8 46,6 231,2 184,6 148,4 68,8 79,4 32,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/33 154,0 46,6 231,2 184,6 148,3 68,4 77,2 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/34 154,3 46,6 231,2 184,6 148,3 68,4 76,9 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24 153,6 46,5 231,2 184,7 147,5 68,1 77,6 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-1 155,3 46,5 231,1 184,7 147,1 66,3 75,8 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/18А 156,4 71,2 247,0 175,8 147,2 68,6 90,6 19,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-2 157,4 46,5 231,1 184,7 146,4 66,6 73,8 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/19А 156,7 71,2 247,0 175,8 147,2 68,6 90,3 19,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-2А 159,6 46,5 231,1 184,7 146,2 66,7 71,6 25,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/20А 157,6 71,3 247,0 175,7 147,3 68,6 89,4 18,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/27 157,4 46,5 231,2 184,7 147,8 68,0 73,7 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-3 163,0 46,4 231,1 184,7 145,5 67,0 68,1 21,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/21А 157,9 71,3 247,0 175,7 147,3 68,6 89,1 17,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-3-1 166,1 46,4 231,1 184,7 142,4 66,3 65,0 18,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-4 162,1 46,3 231,1 184,7 145,2 67,7 69,0 22,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/26 155,0 46,5 231,2 184,7 147,7 68,1 76,2 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30-1 152,5 46,2 231,0 184,8 147,9 68,8 78,5 32,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А5 143,5 46,3 231,1 184,7 147,5 67,6 87,5 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/28 156,9 46,5 231,2 184,7 147,8 68,0 74,3 27,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/29 156,4 46,5 231,2 184,7 147,9 68,0 74,8 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 341А 126,7 76,7 272,1 195,4 149,4 69,1 145,4 68,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30 154,1 46,5 231,2 184,7 148,0 68,2 77,1 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30-2 151,8 46,0 230,9 184,9 147,9 68,8 79,1 33,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/16А 149,0 84,1 253,6 169,5 148,4 68,6 104,6 20,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/17 151,9 83,3 253,2 169,9 148,3 68,6 101,4 18,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/18 152,1 83,2 253,1 170,0 148,3 68,6 101,0 17,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/19 154,6 82,3 252,7 170,4 148,3 68,6 98,1 15,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20 156,4 81,7 252,4 170,7 148,2 68,6 96,0 14,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20-1 159,6 81,7 252,4 170,7 147,8 68,3 92,8 11,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20-1А 159,8 81,7 252,4 170,7 147,7 68,3 92,5 10,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20-2 165,0 81,6 252,3 170,7 147,6 68,4 87,3 5,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20-3 168,0 81,3 252,2 170,9 147,1 68,6 84,2 2,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/21 156,1 81,4 252,2 170,8 148,2 68,6 96,1 14,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/22 157,3 81,1 252,0 171,0 148,1 68,6 94,7 13,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/27А 165,3 73,1 247,9 174,8 147,9 68,6 82,6 9,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/26А 164,2 72,6 247,7 175,1 147,8 68,6 83,5 10,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/28А 165,4 73,4 248,1 174,7 147,9 68,6 82,7 9,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/29А 165,0 73,6 248,2 174,6 147,9 68,7 83,2 9,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/34А 160,0 77,0 250,0 172,9 148,0 68,6 90,0 12,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/35А 159,5 77,7 250,3 172,6 148,0 68,6 90,9 13,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/37А 158,0 79,2 251,1 171,9 148,1 68,6 93,1 14,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/38А 158,0 79,6 251,3 171,7 148,1 68,6 93,3 13,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/39А 158,0 79,7 251,3 171,7 148,1 68,6 93,3 13,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 731а 122,8 115,5 271,9 156,4 149,4 69,4 149,2 33,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729Б/3Б 121,6 114,6 271,7 157,1 149,4 69,7 150,1 35,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 731АПЕР 123,0 115,4 271,8 156,4 149,4 69,4 148,8 33,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24А-2 165,4 66,0 244,3 178,3 147,5 68,8 79,0 12,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/22А 158,0 71,4 247,1 175,7 147,5 68,5 89,0 17,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24А-1 159,4 71,0 246,9 175,8 147,7 68,8 87,5 16,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/23А 158,0 71,5 247,1 175,6 147,6 68,4 89,1 17,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24А 158,9 71,5 247,1 175,6 147,7 68,7 88,2 16,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/25А 160,6 72,0 247,4 175,4 147,8 68,7 86,8 14,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/31А 161,2 75,4 249,1 173,7 148,0 68,7 87,9 12,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/36А 158,0 78,8 250,9 172,1 148,1 68,6 92,9 14,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30А 163,1 74,7 248,8 174,1 147,9 68,7 85,7 11,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/32А 160,6 75,7 249,3 173,6 148,0 68,7 88,7 13,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/33А 160,8 76,7 249,8 173,1 148,0 68,6 89,0 12,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) О10 1П1 162,0 47,5 231,7 184,2 148,1 68,7 69,7 22,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-5 159,0 26,7 241,8 215,1 148,2 69,0 82,8 56,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-3-1 164,3 25,9 241,4 215,5 148,6 69,2 77,1 51,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/7 151,3 36,5 246,9 210,4 148,6 69,3 95,6 59,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/12 153,8 47,5 231,7 184,2 147,7 68,8 77,9 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/15 155,9 47,5 231,7 184,2 147,9 68,8 75,8 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-4 159,0 26,7 241,8 215,1 148,3 69,0 82,8 56,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/11 152,6 47,5 231,7 184,2 147,7 68,9 79,1 31,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-3-2 160,4 24,7 240,8 216,1 148,4 69,2 80,4 55,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-3А 159,9 26,8 241,8 215,1 148,3 69,0 82,0 55,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/7-3А 156,1 8,2 232,3 224,1 148,5 69,3 76,2 68,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814а/1а 190,0 76,1 280,9 204,7 149,0 69,5 90,9 14,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814а/6 187,0 78,0 281,8 203,8 149,3 69,3 94,8 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814а/4 187,8 77,5 281,6 204,1 149,2 69,4 93,8 16,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814а/5 187,2 77,8 281,7 203,9 149,3 69,4 94,5 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 818б 190,9 69,7 277,5 207,8 149,5 69,1 86,6 16,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 818/3 189,1 57,2 271,1 213,9 149,4 69,7 82,0 24,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 818а 190,8 69,8 277,6 207,8 149,5 69,1 86,8 17,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/16 157,0 47,5 231,7 184,2 148,3 68,6 74,7 27,2

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1625



1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/8а 183,8 78,6 282,1 203,5 105,8 16,1 98,3 19,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 #25541 190,2 64,7 275,0 210,2 149,5 69,7 84,8 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 818/2 190,0 62,6 273,8 211,3 149,4 69,7 83,8 21,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/17 156,0 47,5 231,7 184,2 148,4 68,9 75,7 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/18 154,6 47,5 231,7 184,2 148,4 68,8 77,1 29,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/19 154,0 47,6 231,7 184,1 148,5 68,8 77,7 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #25487 181,7 78,6 282,1 203,5 101,0 18,3 100,5 21,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 818в 191,0 69,5 277,5 207,9 149,5 69,1 86,5 16,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 818Г 191,0 69,3 277,3 208,0 149,5 69,1 86,3 17,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 809/5а 186,1 78,7 282,2 203,5 149,2 68,9 96,1 17,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/5-4 188,0 64,6 274,9 210,3 149,0 69,5 86,9 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/2 189,4 70,6 278,0 207,4 149,3 69,4 88,7 18,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 145 153,0 47,7 231,8 184,1 148,7 68,9 78,8 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139 148,3 49,9 232,9 183,0 148,9 68,8 84,6 34,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139А 148,0 49,6 232,7 183,2 148,9 68,8 84,7 35,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 140 148,3 49,3 232,6 183,3 148,9 68,8 84,3 35,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 144 154,0 47,9 231,9 184,0 148,8 68,9 77,9 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139В 148,0 49,5 232,7 183,2 148,9 68,8 84,7 35,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б 148,0 49,7 232,8 183,1 148,9 68,8 84,8 35,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 141 153,0 48,6 232,2 183,6 148,9 68,8 79,3 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 142 154,7 48,2 232,0 183,8 148,9 68,8 77,3 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143А 157,0 48,0 231,9 183,9 148,9 68,8 74,9 26,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143 157,0 48,0 231,9 183,9 148,8 68,7 74,9 26,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/1А 156,0 47,8 231,9 184,0 148,8 68,8 75,9 28,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/2А 155,9 47,6 231,7 184,1 148,8 68,8 75,8 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/10 154,7 47,9 231,9 184,0 148,3 68,8 77,2 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/1 155,0 48,0 231,9 183,9 148,8 68,7 76,9 28,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/2 160,0 47,9 231,9 184,0 148,7 68,8 71,9 24,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/3 160,0 47,9 231,9 184,0 148,7 68,8 71,9 24,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/4 158,1 47,9 231,9 184,0 148,6 68,8 73,8 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/8 159,4 47,9 231,9 184,0 148,5 68,8 72,5 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/9 157,4 47,9 231,9 184,0 148,4 68,8 74,4 26,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/11 154,0 47,9 231,9 184,0 148,3 68,8 77,9 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 817 190,0 70,7 278,0 207,4 149,5 69,1 88,0 17,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 ЛАС5 188,8 77,1 281,3 204,3 149,1 69,4 92,5 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) О14 133/22 154,9 47,6 231,7 184,1 148,6 68,8 76,8 29,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) О14 1П2 154,5 47,6 231,7 184,1 148,6 68,9 77,2 29,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) О14 133/21 155,4 47,6 231,7 184,1 148,6 68,8 76,3 28,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #2944 189,4 70,4 277,9 207,5 149,3 69,4 88,5 18,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/3 186,8 76,5 281,1 204,5 149,4 69,6 94,2 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/1а 187,8 77,1 281,4 204,2 149,5 68,9 93,6 16,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815/1с 190,6 60,6 272,8 212,3 149,5 69,7 82,2 21,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 УП-2 186,5 78,3 282,0 203,7 149,6 69,2 95,5 17,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/1 190,0 77,1 281,4 204,3 149,1 69,0 91,4 14,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815 190,0 72,6 279,0 206,4 149,6 69,2 89,0 16,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816 189,8 71,8 278,6 206,8 149,6 69,1 88,8 17,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 811Н 185,5 78,7 282,2 203,5 149,6 69,1 96,7 18,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814А 190,2 75,6 280,6 205,0 149,6 69,2 90,4 14,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/1В 183,8 80,8 283,3 202,5 149,6 69,2 99,5 18,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #2904 186,1 78,1 281,9 203,8 149,6 69,6 95,8 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7-1 180,5 65,5 264,8 199,2 148,7 69,4 84,3 18,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7Г 176,4 69,4 266,8 197,4 149,1 69,2 90,4 21,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7В 176,6 69,4 266,8 197,4 149,1 69,2 90,1 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/20 155,0 47,6 231,7 184,1 148,5 68,8 76,7 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/6-2а 185,6 78,1 281,9 203,8 148,8 69,4 96,3 18,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7Б 176,8 69,4 266,8 197,4 149,1 69,2 90,0 20,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 807/3А-1 179,3 76,7 281,2 204,5 149,5 69,8 101,9 25,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 809/2Н 184,6 80,6 283,2 202,6 149,5 69,2 98,6 18,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/6-2Б 185,0 77,9 281,8 203,9 148,8 69,4 96,8 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/8 176,1 69,4 266,8 197,4 149,1 69,2 90,7 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/6 179,4 63,6 263,8 200,2 148,8 69,4 84,4 20,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/9 175,4 70,2 267,2 197,0 149,2 69,2 91,8 21,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/2А 184,8 80,2 283,0 202,8 149,5 69,2 98,1 17,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/2Б 185,1 80,1 282,9 202,8 149,4 69,2 97,8 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809 184,1 81,0 283,4 202,4 149,7 69,1 99,2 18,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/4 186,2 79,5 282,6 203,1 149,4 69,2 96,4 16,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/6-2 186,0 78,2 281,9 203,7 148,9 69,4 95,9 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/6-1 185,3 78,4 282,0 203,6 149,0 69,3 96,7 18,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/1Б 185,5 79,1 282,4 203,3 149,6 69,4 96,9 17,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 УС-1 180,9 83,6 284,7 201,1 149,7 69,2 103,8 20,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 804Б 179,0 90,1 288,1 198,0 149,7 69,3 109,1 19,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 ВР808А/1 182,6 82,1 284,0 201,8 149,7 69,1 101,3 19,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/3 180,0 78,8 282,3 203,4 149,6 69,8 102,2 23,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/1 180,2 82,7 284,2 201,6 149,7 69,7 104,0 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 804А 179,0 90,8 288,5 197,6 149,7 69,3 109,5 18,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 807 180,3 84,1 285,0 200,9 149,7 69,3 104,6 20,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/3А 179,5 77,4 281,5 204,1 149,6 69,8 102,0 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/1 184,2 79,8 282,7 203,0 149,6 69,2 98,6 18,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810 185,3 79,4 282,6 203,1 149,6 69,2 97,3 17,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 ВР807А/1 181,4 83,1 284,5 201,4 149,7 69,2 103,1 20,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 721д 123,7 121,0 276,0 155,0 149,6 69,3 152,3 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/1 123,7 119,3 274,8 155,5 149,5 69,0 151,1 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2-1 118,7 119,0 274,7 155,6 149,3 69,2 155,9 36,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/7А 114,0 116,7 274,1 157,4 148,5 68,0 160,1 43,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/2АВБ 113,0 122,2 277,0 154,7 149,1 69,1 164,0 41,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719А(ВРЕЗ) 122,6 122,9 277,3 154,4 149,6 69,3 154,7 31,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16г 112,0 137,9 277,6 139,7 149,6 68,2 165,6 27,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16Г-1 115,0 137,9 277,6 139,7 149,2 65,8 162,7 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 722(ВРЕЗ) 124,0 120,6 275,7 155,1 149,6 69,3 151,8 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723(ВРЕЗ) 126,5 119,3 274,8 155,5 149,6 69,3 148,3 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/2А 112,0 122,4 277,1 154,6 149,3 69,0 165,1 42,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720Б(ВРЕЗ) 123,6 121,4 276,3 154,9 149,6 69,3 152,7 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/9А 111,7 116,6 274,1 157,4 147,1 68,6 162,3 45,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/3А 116,6 119,1 274,7 155,6 149,2 69,1 158,2 39,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2 117,7 119,1 274,7 155,6 149,4 69,1 157,0 37,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/3 116,5 119,1 274,7 155,6 149,2 69,1 158,2 39,1
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719(ВРЕЗ) 122,6 122,9 277,3 154,4 149,6 69,3 154,8 31,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/6 116,0 119,1 274,7 155,6 148,8 69,3 158,7 39,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/5 116,1 119,1 274,7 155,6 149,0 69,2 158,6 39,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/1А 121,7 121,9 276,6 154,7 149,5 69,4 154,9 33,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 333 135,5 90,8 277,4 186,6 149,6 69,2 141,9 51,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/2 145,8 88,6 276,1 187,5 149,5 69,5 130,3 41,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/3 153,8 88,3 276,0 187,6 149,2 68,9 122,2 33,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 330 128,9 96,2 279,7 183,5 149,7 69,2 150,8 54,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/3 135,7 122,9 277,3 154,4 148,9 69,5 141,6 18,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/1 141,8 90,2 276,9 186,7 149,6 69,5 135,1 44,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331А/3 138,8 91,6 277,7 186,1 149,6 69,4 138,9 47,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331А/2 137,8 92,0 277,9 185,9 149,6 69,4 140,0 48,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/7А 109,6 140,3 278,9 138,6 148,2 69,1 169,3 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 718 123,1 124,1 278,1 154,0 149,7 69,3 155,0 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/7А 111,3 140,4 278,9 138,5 149,7 68,2 167,6 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/2А-3 110,8 140,4 278,9 138,5 149,7 69,2 168,1 27,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/2А-2 109,9 140,4 278,9 138,5 149,5 69,2 169,1 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/3А 110,0 140,4 278,9 138,5 149,2 68,7 168,9 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/2А 110,1 140,4 278,9 138,5 149,3 69,3 168,9 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717/3 126,1 96,2 279,7 183,5 149,5 69,8 153,6 57,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717/1Б 120,3 125,0 278,7 153,8 149,6 69,8 158,4 33,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715А(ВРЕЗ) 114,6 127,2 280,2 153,0 149,7 69,4 165,7 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717(ВРЕЗ) 118,4 125,0 278,8 153,7 149,7 69,3 160,3 35,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 325/1 134,8 102,6 282,4 179,8 149,7 69,8 147,5 45,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 716(ВРЕЗ) 115,5 126,1 279,5 153,4 149,7 69,3 164,0 37,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 714д 115,8 128,4 281,0 152,6 149,7 69,4 165,2 36,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 327 134,9 100,7 281,6 180,9 149,7 69,2 146,7 46,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 325/2 131,5 102,2 282,1 180,0 149,7 69,8 150,7 48,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717 118,8 125,0 278,7 153,7 149,6 69,7 160,0 35,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 803/12-1 170,8 84,8 274,1 189,4 148,8 69,1 103,3 18,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/4 160,4 87,3 275,4 188,2 149,0 69,0 115,0 27,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/5 161,3 87,1 275,3 188,3 149,0 69,0 114,0 26,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 800/1 162,7 100,6 293,5 192,9 149,7 69,9 130,9 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 800 159,0 100,7 293,6 192,9 149,7 69,3 134,6 33,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/8А 159,7 88,4 265,0 176,6 148,7 69,1 105,3 16,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1А 177,0 96,2 291,2 195,0 149,6 69,3 114,2 18,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1 177,6 96,4 291,3 194,9 149,7 69,3 113,8 17,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/9А 161,1 88,4 264,9 176,6 148,6 69,1 103,9 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3В 168,4 95,2 290,7 195,5 148,8 68,4 122,3 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1В 170,2 95,7 291,0 195,3 149,5 69,3 120,8 25,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/1А 162,5 88,6 265,1 176,5 149,6 68,7 102,5 13,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/2А 173,3 95,4 290,8 195,4 149,4 68,1 117,6 22,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1Б 176,6 96,1 291,2 195,1 149,6 69,3 114,6 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703 164,5 88,3 264,9 176,6 149,8 69,1 100,4 12,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1Г 171,2 95,6 290,9 195,3 149,5 69,4 119,7 24,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/7А 157,8 88,4 265,0 176,6 148,8 69,0 107,1 18,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3А 171,7 95,3 290,8 195,5 149,2 68,3 119,1 23,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/2А 159,7 88,6 265,0 176,5 149,4 68,8 105,4 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/2 174,2 95,4 290,8 195,4 149,5 69,4 116,6 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/2Б 168,4 95,3 290,8 195,5 149,2 68,2 122,4 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803А 178,1 96,3 291,3 195,0 149,7 69,3 113,2 16,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 702А 166,5 88,2 264,8 176,7 149,8 69,1 98,4 10,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/3А 155,9 88,5 265,0 176,5 149,2 68,9 109,1 20,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3 169,4 95,3 290,8 195,5 149,2 68,2 121,4 26,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б 163,1 88,6 265,1 176,4 149,8 69,1 101,9 13,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/6А 157,5 88,4 265,0 176,5 148,8 69,0 107,5 19,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 802 176,7 98,5 292,4 193,9 149,7 69,3 115,8 17,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 805/1 178,6 88,7 287,4 198,6 149,5 69,7 108,8 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 709А 137,6 146,6 285,1 138,5 149,7 69,2 147,5 0,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 326 138,3 102,5 282,3 179,9 149,7 69,2 144,0 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 324Б 137,9 103,1 282,6 179,5 149,7 69,3 144,8 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 324A 137,8 103,5 282,8 179,3 149,7 69,3 145,0 41,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 324 143,4 105,6 283,7 178,1 149,7 69,3 140,3 34,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 325 137,9 102,9 282,5 179,6 149,7 69,3 144,6 41,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 706/1 158,6 90,8 266,2 175,4 149,4 69,5 107,6 16,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 323A 137,7 146,4 285,0 138,6 149,7 69,2 147,4 1,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 323 145,2 107,1 284,4 177,2 149,7 69,2 139,2 32,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220/2А 151,4 93,2 267,4 174,3 149,3 69,6 116,1 22,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 705 155,0 92,0 266,8 174,8 149,8 69,1 111,8 19,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 706 158,0 91,9 266,8 174,9 149,5 69,6 108,8 16,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 704 154,6 90,8 266,2 175,4 149,8 69,1 111,6 20,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220А 155,5 92,6 267,1 174,6 149,8 69,1 111,7 19,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5Б 141,7 81,6 261,5 179,9 149,5 69,7 119,8 38,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5А-1 141,0 88,5 265,0 176,5 149,7 69,5 124,0 35,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 219/2 141,0 90,0 265,8 175,8 149,7 69,4 124,8 34,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5А 143,1 86,5 264,0 177,5 149,6 69,5 120,9 34,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220/1А 154,9 93,8 267,8 173,9 149,6 69,4 112,9 19,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220 151,1 94,2 267,9 173,8 149,8 69,1 116,8 22,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 219 146,9 95,9 268,8 173,0 149,8 69,2 121,9 26,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 218 133,2 100,7 271,3 170,7 149,8 69,2 138,1 37,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т УРЗ-РЕГП 134,0 74,1 244,5 170,4 149,5 68,8 110,5 36,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т УРЗ-РЕГ 134,5 74,3 244,6 170,3 149,5 68,8 110,1 35,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т #173 148,9 89,4 252,4 163,1 147,4 67,4 103,5 14,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т #174 161,1 87,4 251,4 164,0 146,0 68,0 90,3 3,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 439 126,3 91,6 253,6 162,0 149,5 68,8 127,3 35,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 435 124,7 95,0 255,4 160,3 149,5 68,7 130,7 35,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 436 127,3 93,7 254,7 161,0 149,5 68,7 127,4 33,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 432 126,2 114,0 265,2 151,2 149,6 68,7 139,0 25,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 434 119,1 108,3 262,2 154,0 149,6 68,7 143,1 34,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/2 116,4 114,0 265,2 151,2 132,8 45,1 148,8 34,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/3 116,4 114,0 265,2 151,2 132,1 45,4 148,8 34,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/4 115,0 114,0 265,2 151,2 127,1 47,6 150,2 36,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431А/1А 128,1 118,3 267,4 149,2 149,6 69,5 139,4 21,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431 125,4 127,5 272,2 144,7 149,6 68,7 146,8 19,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431В 127,0 117,8 267,2 149,4 149,6 68,7 140,2 22,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431А 127,1 118,6 267,6 149,0 149,6 68,7 140,5 22,0
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 430 124,0 128,6 272,8 144,2 149,6 68,7 148,8 20,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/7 113,5 114,0 265,2 151,2 116,6 52,2 151,7 37,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/5 114,0 114,0 265,2 151,2 120,6 50,4 151,2 37,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/5А 114,0 114,0 265,2 151,2 119,1 51,1 151,2 37,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А1 128,6 118,2 267,4 149,2 149,6 69,4 138,8 20,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А5 139,5 117,6 267,1 149,5 149,3 69,5 127,6 10,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А6 143,5 117,6 267,1 149,5 149,1 69,3 123,5 6,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А7 147,3 117,6 267,1 149,5 148,8 69,4 119,8 2,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А1А51 139,8 116,2 266,4 150,2 149,3 69,6 126,5 10,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 430/2 125,7 128,6 272,8 144,2 149,0 69,0 147,1 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/10 133,1 138,1 277,7 139,7 149,6 68,8 144,7 6,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-3 133,5 135,8 276,5 140,7 149,5 69,5 143,0 7,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А4ТП 139,0 125,4 271,2 145,8 149,3 69,5 132,2 6,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-9 138,0 104,6 260,4 155,8 149,2 69,5 122,5 17,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-9Б 140,5 97,7 256,9 159,2 149,1 69,6 116,4 18,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-2 131,4 135,9 276,6 140,7 149,5 69,5 145,2 9,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-9А 138,4 103,9 260,1 156,2 149,2 69,5 121,7 17,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-1 131,1 136,0 276,6 140,7 149,5 69,5 145,6 9,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-8 138,8 109,9 263,2 153,3 149,2 69,5 124,4 14,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-6 137,4 117,1 266,9 149,8 149,3 69,5 129,6 12,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11 130,8 137,2 277,3 140,1 149,5 68,8 146,4 9,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-2 128,8 134,6 275,9 141,3 149,3 68,9 147,1 12,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14 126,1 134,6 275,9 141,3 149,5 68,8 149,8 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-1 127,3 134,6 275,9 141,3 149,4 68,9 148,6 14,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21-2 152,0 65,3 273,5 208,2 148,7 68,0 121,5 56,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21-1 152,2 65,4 273,5 208,2 149,2 67,8 121,3 56,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21-3 152,2 65,3 273,5 208,2 148,4 68,1 121,3 55,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21-5 151,9 65,3 273,5 208,2 147,2 68,6 121,6 56,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21-4 151,8 65,3 273,5 208,2 147,5 68,5 121,8 56,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-12 143,5 52,5 233,6 181,1 148,5 69,3 90,1 37,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-3 131,4 134,5 275,9 141,4 149,1 69,0 144,4 9,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-10 141,1 87,5 251,6 164,1 148,6 69,2 110,5 23,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/16 138,7 67,8 274,8 207,0 149,4 68,8 136,1 68,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-11 142,7 62,0 238,5 176,5 148,5 69,3 95,8 33,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/18 140,2 67,2 274,5 207,3 149,4 68,8 134,2 67,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-9 139,5 102,8 259,5 156,7 148,6 69,2 120,1 17,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-7 137,0 128,6 272,8 144,2 148,7 69,2 135,8 7,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-8 138,0 119,9 268,3 148,4 148,6 69,2 130,4 10,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-6 134,8 129,7 273,4 143,7 148,7 69,2 138,6 8,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-4 132,8 131,5 274,3 142,8 148,9 69,1 141,5 10,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 425 111,2 142,2 279,9 137,7 149,7 68,7 168,7 26,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427г 111,7 142,1 279,8 137,7 149,7 68,7 168,1 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 423 109,8 142,9 280,2 137,3 149,7 68,7 170,4 27,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 428а 112,7 137,1 277,2 140,1 149,6 68,7 164,5 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 424 111,4 142,7 280,1 137,4 149,7 68,7 168,7 26,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 429 112,8 136,4 276,8 140,5 149,6 68,7 164,0 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/2 118,5 142,9 280,2 137,3 149,8 68,2 161,7 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 321(УС2) 135,0 150,2 286,3 136,2 149,8 69,3 151,3 1,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713 121,6 131,9 283,2 151,3 149,7 69,4 161,7 29,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 711БВЫХ 125,1 135,6 285,6 150,0 149,7 69,4 160,6 25,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 422 110,7 143,1 280,3 137,2 149,8 68,7 169,6 26,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 712Б 118,9 133,3 284,2 150,8 149,7 69,4 165,3 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 П-3 110,3 144,1 280,9 136,7 149,8 68,4 170,6 26,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 711Б 125,2 148,8 285,7 136,9 149,7 69,4 160,6 11,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 421 112,6 143,4 280,5 137,1 149,8 68,7 167,9 24,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 711А(А) 129,0 149,0 285,9 136,8 149,8 69,3 156,9 7,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 712 118,2 134,6 285,0 150,4 149,7 69,4 166,8 32,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 711 131,1 148,6 285,7 137,2 149,8 69,2 154,6 6,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 322 129,6 149,1 285,9 136,8 149,8 69,3 156,3 7,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/7 124,6 142,3 279,9 137,6 149,6 68,9 155,4 13,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 5П3 122,9 142,7 280,1 137,4 149,6 68,9 157,2 14,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/3 115,4 141,8 279,7 137,8 149,5 68,7 164,3 22,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/1 120,4 141,8 279,7 137,9 149,5 68,7 159,2 17,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/6 117,4 142,0 279,8 137,8 149,6 68,9 162,4 20,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 428 113,0 137,9 277,6 139,7 149,6 68,7 164,6 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/6А 117,9 142,0 279,8 137,7 149,6 68,9 161,9 19,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/2 116,0 141,8 279,7 137,9 149,5 68,7 163,7 21,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427 121,7 141,8 279,6 137,9 149,7 68,7 158,0 16,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-3 115,0 140,8 279,1 138,4 149,5 69,4 164,1 23,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4 115,1 141,9 279,7 137,8 149,5 69,0 164,6 22,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 428/1 115,1 137,8 277,6 139,8 149,5 69,6 162,5 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/9-1 132,3 139,0 278,2 139,2 149,4 69,5 145,9 6,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-4-1 121,5 138,3 277,8 139,6 149,3 69,5 156,4 18,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-33 109,4 139,5 278,5 139,0 149,0 69,5 169,1 29,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 710(УС1) 137,0 147,3 285,3 138,0 149,7 69,3 148,3 1,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 4П-2 109,3 145,4 281,5 136,1 149,8 68,4 172,2 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 215А 126,2 106,1 274,1 168,0 149,9 69,2 147,9 41,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 2П3 124,0 105,6 273,9 168,2 149,9 69,1 149,9 44,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 216 125,2 103,8 273,0 169,1 149,8 69,2 147,8 43,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 217 132,1 101,9 272,0 170,0 149,8 69,2 139,9 37,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 415 108,9 148,4 283,1 134,7 149,8 68,4 174,2 25,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 525 102,5 157,6 287,9 130,3 149,8 68,8 185,4 27,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 527 104,4 153,7 285,8 132,1 149,8 68,8 181,4 27,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 312 105,7 160,5 290,5 130,0 149,9 69,2 184,8 24,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-5 122,2 135,8 276,6 140,7 149,3 69,4 154,3 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-3 124,4 136,2 276,8 140,5 149,4 69,5 152,4 16,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-6 122,6 135,7 276,5 140,8 149,2 69,4 153,9 18,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-43 119,0 136,9 277,1 140,2 149,1 69,6 158,1 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-5 123,5 139,3 278,4 139,1 149,1 69,4 154,9 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 122/19 188,0 58,4 260,1 201,7 149,1 68,7 72,1 13,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 813/7-3 188,4 56,8 259,3 202,5 148,8 69,1 70,9 14,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-1в 190,0 55,8 258,8 203,0 148,5 69,2 68,8 13,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-1а 190,0 55,9 258,8 202,9 148,5 69,2 68,8 12,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 122/21 189,0 58,3 260,1 201,7 148,9 68,7 71,1 12,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/20 188,8 58,4 260,1 201,7 149,0 68,7 71,3 12,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/18А 188,5 58,4 260,1 201,7 149,0 69,0 71,6 13,2
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/18 188,2 58,4 260,1 201,7 149,1 68,9 71,9 13,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/12-2 187,0 57,9 259,9 202,0 149,0 69,0 72,9 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/12 186,1 58,7 260,3 201,6 149,2 68,8 74,2 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-6 136,4 79,0 260,1 181,1 148,5 69,2 123,6 44,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-7 139,0 79,0 260,1 181,1 148,4 69,2 121,1 42,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-5 132,0 79,0 260,1 181,1 148,8 69,1 128,1 49,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 НС5 132,7 59,8 260,9 201,0 149,4 68,8 128,2 68,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-1 124,1 80,4 260,8 180,4 149,3 68,8 136,7 56,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2 121,0 80,9 261,1 180,2 149,5 68,8 140,1 59,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/3 121,8 80,8 261,0 180,2 149,4 68,8 139,2 58,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 РЕГ 132,1 80,5 260,9 180,4 149,4 68,8 128,8 48,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/1 119,9 81,0 261,1 180,1 149,5 68,8 141,3 60,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 125 138,5 81,6 261,4 179,8 149,6 68,7 122,9 41,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 НС4ВХ 158,6 101,4 293,9 192,5 149,7 69,3 135,3 33,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701 165,0 83,3 262,3 179,0 149,8 69,1 97,3 14,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/5В 151,7 77,8 259,5 181,7 149,5 69,5 107,8 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/6 150,3 77,1 259,1 182,0 149,5 69,5 108,9 31,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/6А 151,0 76,6 258,9 182,2 149,5 69,5 107,9 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/6Б 152,9 76,3 258,7 182,4 149,4 69,5 105,8 29,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-3Б 152,0 79,6 260,4 180,8 149,1 69,5 108,4 28,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-7-3 154,0 74,8 257,9 183,1 149,1 69,5 103,9 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-4 152,3 78,3 259,8 181,5 149,0 69,5 107,5 29,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/7 155,0 75,2 258,2 182,9 149,4 69,5 103,2 27,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/9 161,3 74,2 257,6 183,4 149,2 69,6 96,3 22,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/6В 152,9 76,0 258,6 182,5 149,4 69,5 105,6 29,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/7-1 157,2 75,1 258,1 183,0 149,3 69,4 100,9 25,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4614 174,0 43,1 262,0 218,9 148,5 68,9 88,0 44,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4612 174,4 43,5 262,2 218,7 148,5 68,9 87,9 44,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4618 175,3 37,8 259,3 221,5 148,3 68,8 84,0 46,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4620 176,0 36,4 258,6 222,2 148,2 68,7 82,6 46,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4622 176,3 35,8 258,2 222,5 147,6 68,7 82,0 46,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 215 122,0 108,1 275,1 167,1 149,9 69,2 153,1 45,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 214 117,6 110,5 276,4 165,9 149,9 69,2 158,9 48,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 405 103,8 157,4 287,8 130,4 149,9 68,4 184,0 26,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 5П2 104,2 161,7 290,0 128,3 149,8 68,8 185,9 24,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 213 105,0 118,5 280,6 162,0 149,9 69,2 175,6 57,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 310 113,3 163,0 291,5 128,5 149,9 69,2 178,2 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 308 106,0 164,5 292,1 127,6 149,9 69,2 186,1 21,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 306 104,0 165,6 292,6 127,0 149,9 69,2 188,6 23,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 309 105,0 164,0 291,9 127,9 149,9 69,2 186,9 22,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 311 104,2 162,4 291,3 128,9 149,9 69,2 187,1 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 307 105,9 165,2 292,4 127,2 149,9 69,2 186,5 21,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 211 106,0 122,0 282,4 160,4 149,9 69,2 176,4 54,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 212 106,3 120,2 281,4 161,2 149,9 69,2 175,1 54,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 210 104,7 122,9 282,9 159,9 149,9 69,2 178,2 55,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 305 101,4 166,1 292,8 126,7 149,9 69,2 191,4 25,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 209 101,3 124,2 283,5 159,3 149,9 69,2 182,2 58,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 515 98,1 165,7 292,1 126,4 149,9 68,8 194,0 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 П-1 98,0 161,5 289,9 128,4 149,9 68,4 191,9 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 301 97,5 169,2 294,0 124,9 149,9 69,2 196,5 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 ПАВ1 98,0 170,0 294,4 124,4 149,9 69,2 196,4 26,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 П1РЕГ 98,0 133,1 288,1 155,0 149,9 69,2 190,1 57,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 302 98,5 168,0 293,5 125,6 149,9 69,2 195,1 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 304 102,0 166,7 293,0 126,3 149,9 69,2 191,0 24,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 303 100,3 167,3 293,3 125,9 149,9 69,2 193,0 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 204 98,0 158,7 288,5 129,8 149,9 69,2 190,5 31,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 206 98,9 129,5 286,3 156,7 149,9 69,2 187,4 57,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 207 98,0 128,9 286,0 157,0 149,9 69,2 188,0 59,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 400Б 97,7 172,2 295,5 123,3 150,0 68,4 197,8 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 203 98,2 162,3 290,4 128,1 150,0 69,2 192,2 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 202 99,2 164,3 291,4 127,1 150,0 69,2 192,2 27,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 201 97,7 165,1 291,8 126,7 150,0 69,2 194,1 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 500 98,0 175,6 297,3 121,7 150,0 68,7 199,3 23,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 300 98,0 176,0 297,5 121,5 150,0 69,2 199,5 23,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 501 97,7 174,6 296,8 122,1 150,0 68,7 199,1 24,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 400А 97,6 174,9 296,9 122,0 150,0 68,4 199,3 24,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 400 98,0 175,9 297,4 121,5 150,0 68,4 199,4 23,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 300А 97,6 175,6 297,3 121,7 150,0 69,2 199,7 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 200 98,0 176,2 297,6 121,4 150,0 68,8 199,6 23,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-5 151,5 72,9 247,8 174,9 147,3 68,7 96,3 23,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-4 148,3 75,2 249,0 173,8 147,9 68,5 100,7 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/6 145,0 74,9 248,9 173,9 148,4 68,5 103,9 28,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 628а 142,5 76,6 249,8 173,1 148,3 69,1 107,3 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #ВРд,8 144,1 77,4 250,1 172,8 147,9 69,0 106,0 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #599 147,6 78,6 250,8 172,2 146,2 67,0 103,2 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #2219 154,4 77,7 250,3 172,6 147,4 68,4 95,9 18,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 633 146,2 76,1 249,5 173,4 148,5 68,5 103,3 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол 183,9 52,9 267,1 214,2 148,6 69,3 83,2 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 629 146,0 78,5 250,7 172,2 148,6 68,5 104,7 26,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-2 146,1 75,3 249,1 173,7 148,3 68,3 102,9 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ТК 427/8а 129,0 140,5 279,0 138,5 149,5 69,8 150,0 9,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 623 143,2 83,3 253,2 169,9 148,7 68,5 110,1 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/11А 172,7 34,6 245,9 211,3 148,4 68,6 73,2 38,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 602 133,0 113,6 268,9 155,3 149,0 68,6 135,9 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/12А 173,0 34,5 245,9 211,3 148,4 68,6 72,8 38,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/13А 173,3 34,5 245,8 211,3 148,4 68,6 72,5 38,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б13Б2 175,6 32,1 244,6 212,5 148,1 68,8 69,0 36,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А 175,0 34,3 245,8 211,4 147,9 68,4 70,8 36,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А-2 176,3 30,2 243,6 213,4 148,0 68,9 67,3 37,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А-4 181,0 28,6 242,8 214,2 147,9 69,0 61,8 33,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б16А 177,4 34,0 245,6 211,6 147,8 68,5 68,2 34,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 630 145,1 77,9 250,4 172,5 148,6 68,5 105,3 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А 144,9 75,9 249,4 173,5 148,5 68,5 104,5 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 626 149,7 80,6 251,8 171,2 148,7 68,5 102,1 21,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 628/1 143,6 75,8 249,3 173,5 148,2 69,1 105,7 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/10А 175,5 34,9 246,1 211,1 148,6 68,5 70,6 35,6
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/10Б 172,9 34,8 246,0 211,2 148,5 68,6 73,0 38,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/14 175,2 36,5 246,9 210,3 148,0 68,9 71,6 35,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/15 176,2 36,3 246,8 210,4 147,8 68,9 70,6 34,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/18 176,0 45,2 251,3 206,2 148,3 69,2 75,3 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/19 176,0 45,2 251,4 206,2 148,6 69,1 75,4 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/20 176,0 45,2 251,4 206,2 148,8 69,0 75,4 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А4 176,0 45,2 251,4 206,2 148,6 68,8 75,4 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А5 176,0 45,2 251,4 206,2 148,6 68,8 75,4 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А6 176,9 45,2 251,3 206,2 148,4 68,9 74,5 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А7 178,9 45,2 251,3 206,2 147,7 68,5 72,5 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/22 176,4 42,2 249,8 207,6 149,0 68,7 73,4 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 ВОЛ.5 177,6 40,1 248,7 208,6 148,9 68,8 71,2 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/23 178,0 39,0 248,1 209,2 148,9 68,8 70,2 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/24 176,3 37,4 247,3 209,9 148,6 68,9 71,1 33,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/25 175,8 37,1 247,2 210,1 148,6 68,9 71,4 34,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/28 175,1 35,0 246,1 211,1 148,1 69,0 71,0 35,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/281 176,0 30,8 243,9 213,1 148,0 69,1 67,9 37,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/5 176,9 36,8 247,0 210,2 148,6 68,8 70,2 33,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/5А 175,1 36,1 246,7 210,6 148,9 68,7 71,6 35,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/6 176,9 36,7 247,0 210,3 148,5 68,9 70,0 33,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/7 177,1 36,7 247,0 210,3 148,3 68,1 69,8 33,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/7А 175,0 35,4 246,3 210,9 148,8 68,7 71,3 35,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/8 177,2 36,7 247,0 210,3 148,0 67,5 69,8 33,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/9 177,0 36,7 247,0 210,3 147,5 67,7 70,0 33,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 УШИН.13А 175,9 36,7 247,0 210,3 145,0 68,8 71,0 34,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-1 145,6 75,4 249,1 173,7 148,4 68,7 103,5 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 627 144,6 79,5 251,2 171,7 148,6 68,5 106,6 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 624 148,3 82,3 252,7 170,4 148,7 68,5 104,4 22,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/114А 182,2 48,7 253,2 204,5 146,3 67,7 70,9 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-6-2 178,5 47,9 252,8 204,9 149,1 69,1 74,2 26,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-6-3 180,0 47,6 252,6 205,0 149,0 69,2 72,6 25,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-6-4 179,2 47,6 252,6 205,0 148,3 66,0 73,5 25,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/116А 180,6 48,3 253,0 204,7 146,1 67,7 72,4 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/118А 179,1 47,8 252,7 204,9 145,8 67,8 73,7 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 130/19 179,0 47,6 252,6 205,0 144,2 67,7 73,6 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12011710 177,2 41,5 249,4 208,0 148,7 69,3 72,3 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12011711 175,9 44,1 250,8 206,7 149,0 69,2 75,0 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1179 178,0 40,9 249,1 208,3 148,6 69,3 71,2 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2372 180,8 47,6 252,6 205,0 146,0 68,1 71,8 24,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201111Б 183,0 44,8 251,2 206,4 149,0 69,1 68,2 23,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201111В 183,0 43,6 250,5 207,0 149,0 69,1 67,5 24,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1112 182,8 40,5 248,9 208,5 148,9 69,2 66,2 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201112А 182,5 38,5 247,9 209,4 148,9 69,2 65,4 26,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1113 182,5 37,3 247,3 210,0 148,9 69,2 64,8 27,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1114 182,7 34,6 245,9 211,3 148,8 69,2 63,3 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1116 182,2 33,0 245,1 212,1 148,8 69,2 62,9 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1117 182,4 33,0 245,1 212,1 148,5 67,3 62,7 29,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201117Б 182,0 32,9 245,0 212,1 147,3 67,9 63,0 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1118 182,0 32,9 245,0 212,1 147,1 68,0 63,1 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/14А 174,0 34,4 245,8 211,4 148,2 68,6 71,8 37,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б16Б 177,3 33,1 245,1 212,0 147,7 68,5 67,8 34,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б17А 180,5 32,9 245,0 212,1 147,6 68,6 64,5 31,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б18А 181,0 32,7 244,9 212,2 147,0 68,6 63,9 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/19А 180,6 32,7 244,9 212,2 145,9 68,5 64,3 31,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А8 180,5 45,2 251,3 206,2 147,3 68,7 70,9 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А 178,8 32,8 244,9 212,2 146,2 68,4 66,2 33,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1111А 183,0 47,6 252,6 205,0 149,0 69,1 69,6 22,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 632 145,6 76,9 249,9 173,0 148,5 68,5 104,3 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 452 181,2 50,0 253,8 203,9 149,2 68,7 72,6 22,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1110 183,8 51,4 254,6 203,2 149,2 69,2 70,8 19,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110А 183,7 51,0 254,4 203,4 149,1 69,2 70,7 19,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201111 183,0 49,0 253,3 204,4 149,0 69,1 70,3 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-5 182,2 51,6 254,7 203,1 148,7 68,5 72,5 20,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-6 183,5 51,6 254,7 203,1 149,2 68,8 71,2 19,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-7 183,2 51,7 254,8 203,0 149,1 69,2 71,5 19,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-7-2 181,9 51,1 254,4 203,3 149,0 69,2 72,5 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11722 181,7 50,7 254,2 203,5 148,9 69,2 72,5 21,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117223 181,2 50,4 254,1 203,7 148,8 69,2 72,8 22,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117224 181,3 50,3 254,0 203,7 148,7 69,2 72,8 22,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117225 181,0 50,1 253,9 203,8 148,7 69,3 72,9 22,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117226 180,2 49,8 253,8 203,9 148,6 69,3 73,6 23,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1173 182,0 50,9 254,3 203,4 148,9 69,2 72,3 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-8 183,6 51,8 254,8 203,0 149,2 69,2 71,2 19,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/5 157,1 77,8 250,4 172,6 148,6 68,7 93,2 15,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-1 181,4 51,5 254,7 203,1 147,1 67,5 73,2 21,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/111А 180,2 51,5 254,6 203,1 147,0 67,3 74,5 22,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 ВПР34 183,8 51,5 254,6 203,1 146,7 67,6 70,9 19,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/20 158,3 77,6 250,2 172,7 148,6 68,7 91,9 14,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/2 152,7 79,5 251,2 171,7 148,6 68,7 98,5 19,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/3 153,7 79,1 251,1 171,9 148,6 68,7 97,4 18,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/4 154,6 78,4 250,7 172,3 148,6 68,7 96,1 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/1 151,4 80,0 251,5 171,5 148,6 68,7 100,0 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 232 512/21 153,0 77,7 250,3 172,6 147,6 68,3 97,3 19,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 232 т.м 156,0 77,6 250,3 172,6 147,0 68,6 94,3 16,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 слип.ВР 145,0 75,6 249,2 173,6 148,4 68,5 104,2 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 634 146,1 76,0 249,4 173,4 148,5 68,5 103,4 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/181а1 165,9 68,5 245,5 177,1 148,3 69,1 79,6 11,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 т.вр 165,5 76,0 249,4 173,4 148,3 68,5 84,0 8,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/20-2 157,0 77,4 250,1 172,8 147,8 69,0 93,2 15,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2-5 150,0 60,1 241,2 181,1 146,9 68,5 91,2 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-3 183,1 51,5 254,6 203,1 148,2 68,7 71,6 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/15 182,8 51,6 254,7 203,1 148,1 67,1 71,9 20,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/17 186,0 51,8 254,8 203,0 148,4 66,9 68,8 17,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18 186,0 51,8 254,8 203,0 148,5 68,4 68,8 17,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-1 186,0 52,0 254,9 202,9 148,5 68,3 68,9 16,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4 185,0 52,4 255,1 202,7 148,8 68,6 70,1 17,7
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1851 186,6 54,3 256,1 201,8 148,9 69,3 69,4 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1852 187,8 52,8 255,3 202,5 148,8 69,3 67,5 14,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018522 186,0 52,3 255,1 202,8 148,6 69,3 69,1 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/20 186,0 52,4 255,1 202,7 148,6 68,3 69,1 16,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/21 185,4 52,8 255,3 202,5 148,7 68,7 69,9 17,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/22 185,6 54,1 256,0 201,9 148,7 68,7 70,4 16,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/23 187,0 55,5 256,7 201,2 148,8 68,8 69,7 14,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/23А 186,5 56,6 257,3 200,7 148,8 68,8 70,8 14,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/20-1 157,9 77,4 250,2 172,7 148,0 68,9 92,2 14,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/1823а 162,0 60,4 241,4 181,0 147,8 68,5 79,4 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/1821а 167,6 60,8 241,6 180,8 147,9 68,4 73,9 13,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1593 170,7 62,8 242,6 179,8 148,4 68,7 71,9 9,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2-4 158,7 60,3 241,3 181,0 147,6 68,2 82,6 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/1823б 161,0 60,4 241,4 181,0 147,7 68,5 80,4 20,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2 171,0 62,3 242,3 180,1 148,4 68,7 71,3 9,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2-1 171,0 61,6 242,0 180,4 148,3 68,8 71,0 9,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2-3 163,5 60,5 241,4 180,9 147,8 68,5 77,9 17,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2-2 165,4 60,7 241,5 180,8 147,9 68,4 76,1 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1573 172,1 61,4 241,9 180,5 148,1 68,8 69,8 8,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-1а 167,4 69,5 246,1 176,6 148,4 68,7 78,7 9,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-1 167,2 72,8 247,8 175,0 148,5 68,7 80,6 7,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #ВР87 164,6 76,0 249,4 173,5 147,9 68,7 84,8 8,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1195 165,4 76,0 249,4 173,4 148,3 68,5 84,1 8,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1191 164,6 76,0 249,4 173,4 148,1 68,6 84,8 8,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В-4 184,0 48,7 253,2 204,5 148,6 69,4 69,2 20,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В-2 183,9 49,2 253,5 204,2 148,7 69,3 69,6 20,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1810А 180,5 54,9 256,4 201,5 149,2 68,7 75,9 21,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А/1 169,4 57,6 257,8 200,2 149,3 69,5 88,4 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А/2 174,5 57,4 257,7 200,3 149,2 69,5 83,2 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 442 168,7 56,7 257,3 200,6 149,3 68,8 88,7 32,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/1А 176,2 54,8 256,3 201,5 149,3 69,2 80,1 25,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/4 181,0 53,5 255,7 202,2 149,2 69,1 74,7 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/5 182,2 52,4 255,1 202,7 149,1 69,1 73,0 20,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/6-2 184,8 51,1 254,4 203,4 148,9 69,5 69,6 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7 185,4 50,0 253,9 203,9 148,9 69,2 68,5 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7-1 184,7 49,9 253,8 203,9 148,8 69,1 69,2 19,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7-3 179,6 49,6 253,7 204,0 148,5 69,3 74,1 24,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/8 183,8 49,8 253,8 204,0 148,6 69,2 69,9 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018523 184,3 54,6 256,2 201,7 148,7 69,3 72,0 17,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А4 184,0 58,9 258,5 199,6 149,0 69,3 74,5 15,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А/4 182,2 55,7 256,8 201,1 149,1 69,6 74,6 19,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18 165,2 76,1 249,5 173,4 148,5 68,7 84,2 8,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1580 171,0 61,8 242,1 180,3 148,2 68,7 71,1 9,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 618А 147,2 88,7 256,0 167,3 148,8 69,4 108,8 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/3 145,0 81,8 252,4 170,6 148,4 68,4 107,4 25,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П 619А 140,9 87,3 255,2 168,0 148,8 68,6 114,4 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/2 145,1 82,6 252,8 170,2 148,4 68,4 107,8 25,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П т."А" 147,7 89,9 256,6 166,7 148,8 68,6 108,9 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/27 184,6 63,1 260,6 197,5 149,0 68,8 76,1 13,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28 184,1 64,5 261,3 196,9 149,0 68,7 77,3 12,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-1 182,5 64,6 261,4 196,8 148,9 68,9 78,9 14,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А1А 184,1 65,4 261,9 196,4 149,1 68,9 77,8 12,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А2А 186,0 66,8 262,5 195,8 149,1 68,8 76,5 9,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А8А 187,7 74,4 266,5 192,1 149,2 69,0 78,8 4,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-4 183,6 63,8 261,0 197,2 148,5 69,1 77,4 13,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-5 184,8 63,2 260,7 197,5 148,4 69,1 75,9 12,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-6 184,5 59,5 258,8 199,3 148,3 69,2 74,3 14,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/1 142,7 85,0 254,1 169,1 148,6 68,3 111,4 26,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А 140,1 86,1 254,7 168,5 148,8 68,6 114,5 28,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 621 139,7 85,3 254,2 168,9 148,7 68,6 114,6 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 438Б/1 145,7 78,4 268,6 190,2 149,4 69,0 122,8 44,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч КТЭБ 161,0 77,2 268,0 190,8 149,3 69,6 107,0 29,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т НС2 ВХ 139,7 85,0 272,0 187,0 149,5 68,8 132,3 47,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т НС2 140,1 66,7 240,7 173,9 149,5 68,8 100,6 33,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т УРЗ-Х2 138,8 84,7 271,9 187,1 149,5 68,8 133,1 48,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622 138,8 84,2 253,7 169,5 148,7 68,6 114,9 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 617А 147,8 89,1 256,2 167,1 148,8 68,6 108,4 19,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 619 145,4 88,0 255,6 167,6 148,8 68,6 110,3 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 615 143,0 94,6 259,0 164,4 148,9 68,6 116,0 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/10 182,4 49,8 253,7 204,0 148,4 69,2 71,4 21,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 Б2а-3(НС) 161,7 76,6 267,6 191,1 149,3 69,7 106,0 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 438Б/4 176,7 75,4 267,0 191,6 149,3 68,9 90,3 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 438Б/3 164,2 76,2 267,4 191,2 149,3 68,9 103,2 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 438Б/2 155,3 77,2 268,0 190,7 149,4 69,0 112,6 35,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 438Б 140,1 78,9 268,8 189,9 149,4 68,8 128,7 49,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 438 149,0 70,0 264,2 194,2 149,4 68,8 115,2 45,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 439 150,7 68,1 263,2 195,2 149,4 68,8 112,5 44,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 т.А 144,2 87,9 255,6 167,7 148,8 68,6 111,4 23,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 Т.А 140,8 86,4 254,8 168,4 148,7 68,3 114,0 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А(н) 140,8 86,4 254,8 168,4 148,8 68,6 114,0 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2а 170,4 62,1 242,2 180,2 148,3 68,7 71,9 9,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-3 170,4 62,0 242,2 180,2 148,3 68,7 71,8 9,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-2 182,0 64,4 261,3 196,9 148,8 69,0 79,3 14,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А7А 186,4 72,8 265,6 192,9 149,2 69,0 79,3 6,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А6А 186,7 71,5 265,0 193,5 149,2 69,0 78,4 6,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А5А 185,5 69,5 264,0 194,5 149,2 68,9 78,4 9,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А3А 185,6 67,2 262,7 195,6 149,1 68,8 77,2 10,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-3 182,0 64,1 261,2 197,1 148,7 69,0 79,2 15,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/281А 183,1 64,7 261,5 196,8 149,0 68,9 78,4 13,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А 184,3 67,6 263,0 195,4 149,2 68,9 78,6 11,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А1 184,0 65,5 261,9 196,4 149,1 69,3 77,9 12,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018525 185,6 56,9 257,4 200,6 148,9 69,2 71,8 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А/3 179,2 56,7 257,3 200,6 149,2 69,5 78,1 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 439А 154,1 64,8 261,5 196,7 149,3 68,8 107,5 42,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 440 155,9 63,3 260,7 197,5 149,3 68,8 104,9 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 441 161,0 59,6 258,8 199,2 149,3 68,8 97,8 38,2
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А3 183,0 63,9 261,1 197,2 149,0 69,3 78,1 14,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018526А 184,1 58,4 258,2 199,8 149,0 69,2 74,1 15,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018526 184,8 57,8 257,9 200,1 148,9 69,2 73,1 15,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018524 186,1 56,2 257,1 200,9 148,8 69,2 70,9 14,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А2 182,2 64,4 261,3 196,9 149,1 69,3 79,1 14,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7-1А 185,0 50,0 253,9 203,9 148,8 69,1 68,9 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/9 183,0 49,8 253,7 204,0 148,5 69,2 70,7 21,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7-2 180,7 49,7 253,7 204,0 148,5 69,3 73,0 23,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7-1-1 182,6 49,8 253,7 204,0 148,6 69,2 71,2 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/6А 184,5 50,7 254,2 203,5 149,0 69,1 69,7 19,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2383 182,4 54,8 256,3 201,6 149,1 68,8 74,0 19,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/3 182,5 54,0 255,9 201,9 149,2 69,1 73,5 19,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/2 182,0 54,2 256,0 201,8 149,2 69,1 74,1 19,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443 176,0 55,0 256,4 201,5 149,3 68,8 80,4 25,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/1 179,3 54,6 256,2 201,6 149,3 69,2 76,9 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А 163,8 57,9 257,9 200,1 149,3 68,8 94,2 36,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/6 184,0 51,1 254,4 203,3 149,0 69,2 70,4 19,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/6-1 184,1 51,1 254,4 203,3 149,0 69,5 70,3 19,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В1А 183,1 49,9 253,8 203,9 148,9 69,2 70,7 20,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В-1 183,2 49,5 253,6 204,1 148,8 69,3 70,4 20,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В-3 184,0 49,1 253,4 204,3 148,7 69,3 69,4 20,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/24 184,5 59,2 258,6 199,4 148,9 68,8 74,2 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2382 185,0 54,7 256,3 201,6 149,0 68,8 71,3 16,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4-3 186,0 45,2 251,4 206,2 148,6 69,1 65,4 20,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4-2 184,3 51,2 254,5 203,3 148,7 69,0 70,2 19,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4-1 184,5 51,8 254,8 203,0 148,7 69,0 70,3 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-4 183,0 51,5 254,7 203,1 148,3 68,6 71,7 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/16 186,0 51,8 254,8 203,0 148,2 67,0 68,8 17,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/14 182,2 51,6 254,7 203,1 148,0 67,1 72,5 20,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-7 186,1 54,6 256,2 201,6 148,9 68,8 70,1 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-2 185,1 52,2 255,0 202,8 148,6 68,3 69,9 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-3 185,0 52,4 255,1 202,7 148,8 68,2 70,1 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/19 186,0 52,1 255,0 202,8 148,6 68,3 69,0 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/13А 182,0 51,6 254,7 203,1 147,9 67,1 72,7 21,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-7А 186,0 54,6 256,3 201,6 149,0 68,8 70,3 15,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/12Б 179,0 51,6 254,7 203,1 147,7 67,2 75,7 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/12А 180,0 51,6 254,7 203,1 147,6 67,2 74,7 23,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/12 179,6 51,6 254,7 203,1 147,6 67,3 75,0 23,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-2 182,4 51,5 254,6 203,1 146,8 67,6 72,2 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/112А 183,1 50,2 254,0 203,8 146,4 67,7 70,9 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11 179,0 51,6 254,7 203,1 147,4 67,3 75,7 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/111Б 183,2 51,5 254,6 203,1 146,6 67,6 71,5 20,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/12В 179,0 51,6 254,7 203,1 147,8 67,2 75,7 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4-4 185,7 32,3 244,7 212,4 148,3 69,2 59,0 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 446/1 184,4 52,2 255,0 202,8 149,2 69,2 70,6 18,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 УЗ-62 183,2 51,7 254,7 203,1 149,2 68,7 71,5 19,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-9 183,9 51,7 254,7 203,0 149,2 69,2 70,9 19,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 451 182,0 50,8 254,3 203,5 149,2 68,7 72,3 21,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110Б 183,6 50,9 254,3 203,4 149,1 69,2 70,8 19,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-8А 183,8 51,8 254,8 203,0 149,2 69,2 70,9 19,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 449 185,0 52,1 254,9 202,9 149,3 68,7 69,9 17,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 448 185,1 52,2 255,0 202,8 149,3 68,7 69,9 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 445 183,7 53,9 255,9 202,0 149,3 68,8 72,2 18,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 446 185,0 52,5 255,2 202,6 149,3 68,8 70,2 17,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 444(1Б) 183,3 54,1 256,0 201,9 149,3 68,8 72,7 18,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117222 181,0 50,5 254,1 203,6 148,8 69,2 73,1 22,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117221 181,3 50,6 254,2 203,6 148,8 69,2 72,9 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/115А 183,3 51,6 254,7 203,1 148,9 68,9 71,4 19,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В 183,1 50,4 254,1 203,7 149,1 69,2 71,0 20,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/115Б 182,9 51,6 254,7 203,1 149,0 68,9 71,8 20,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-7-1 182,7 51,4 254,6 203,2 149,0 69,2 71,9 20,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 453 178,0 48,5 253,1 204,6 149,2 68,7 75,1 26,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/14А1А 173,7 34,3 245,7 211,4 147,9 69,0 72,1 37,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/21А 181,3 32,8 245,0 212,2 146,7 68,1 63,7 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2368 182,6 48,4 253,0 204,6 146,2 68,0 70,4 22,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12011712 175,9 44,9 251,2 206,3 149,0 69,1 75,3 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 456 177,3 43,2 250,3 207,1 149,1 68,7 73,1 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 455/1 175,5 45,5 251,5 206,0 149,2 68,7 76,0 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2367 179,0 47,6 252,6 205,0 144,5 67,6 73,6 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 454 176,7 46,9 252,3 205,3 149,2 68,7 75,6 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 455 175,4 45,5 251,5 206,0 149,2 68,7 76,1 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 АНТОН19 177,7 47,6 252,6 205,0 146,0 67,0 75,0 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 130/18 179,0 47,6 252,6 205,0 145,5 67,8 73,6 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2408 177,1 38,0 247,7 209,6 148,7 68,8 70,6 32,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/26 175,0 35,8 246,5 210,7 147,7 69,0 71,5 35,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/27 175,0 35,7 246,4 210,8 147,7 69,0 71,4 35,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 Чокол. 25 177,9 31,9 244,5 212,6 147,5 68,8 66,6 34,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б7-1 177,5 36,6 246,9 210,3 148,1 68,5 69,4 32,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б7А 177,0 36,7 247,0 210,3 148,4 68,1 70,0 33,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133/Б11 176,6 36,7 247,0 210,3 146,8 68,0 70,3 33,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/10 176,7 36,7 247,0 210,3 147,1 67,9 70,3 33,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/9А 175,2 35,0 246,1 211,1 148,7 68,5 70,9 35,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/8А 174,3 35,1 246,2 211,0 148,7 68,7 71,9 36,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/20А 176,0 45,2 251,4 206,2 149,1 68,8 75,4 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 457 176,8 42,5 250,0 207,5 149,1 68,7 73,2 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/12 176,0 36,7 247,0 210,3 145,4 68,6 71,0 34,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/6А 174,6 35,8 246,5 210,7 148,8 68,7 71,9 36,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/23А 178,0 38,6 248,0 209,3 148,8 68,8 70,0 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/21 176,0 44,3 250,9 206,6 149,1 68,7 74,9 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/13 175,6 36,7 247,0 210,3 148,1 68,9 71,4 34,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А3 176,0 45,2 251,4 206,2 148,7 68,7 75,4 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А2 176,0 45,2 251,4 206,2 148,8 68,7 75,4 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А1 176,0 45,2 251,4 206,2 148,9 68,7 75,4 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А-4a 181,0 27,9 242,5 214,5 147,8 69,0 61,4 33,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133/15Б 175,9 34,1 245,6 211,5 147,9 68,4 69,8 35,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б13Б1 173,4 33,7 245,4 211,7 148,2 68,8 72,0 38,3
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/13Б 173,0 34,4 245,8 211,4 148,3 68,7 72,8 38,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А-3 180,1 29,0 243,0 214,0 147,9 68,9 62,9 33,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/14Б 175,0 34,3 245,8 211,4 148,0 68,6 70,8 36,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А1 175,0 31,5 244,3 212,8 148,1 68,9 69,3 37,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-9 176,0 45,9 263,5 217,5 148,7 68,8 87,5 41,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 42746103 176,0 44,3 262,6 218,3 148,6 69,2 86,6 42,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4610 175,7 45,5 263,3 217,7 148,7 68,9 87,6 42,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 42746104 176,0 43,8 262,4 218,6 148,6 69,2 86,4 42,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610Г 133,4 99,8 261,7 161,9 148,9 68,6 128,3 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610E 133,3 97,6 260,6 163,0 148,9 68,6 127,3 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610Д 132,5 97,7 260,6 163,0 148,9 68,6 128,2 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610Б 133,0 101,3 262,5 161,2 148,9 68,6 129,5 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 609 130,3 101,7 262,7 161,0 148,9 68,6 132,5 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 42746101 176,0 44,8 262,9 218,1 148,6 69,2 86,9 42,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/44 184,8 54,7 268,0 213,3 149,0 68,8 83,2 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/42 184,0 55,7 268,5 212,8 149,1 68,8 84,5 28,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/43 185,0 55,1 268,2 213,1 149,1 68,8 83,2 28,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4623 176,4 35,7 258,2 222,5 147,7 68,9 81,8 46,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4684 177,0 41,5 261,2 219,7 148,5 69,0 84,2 42,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-8 176,0 46,2 263,6 217,4 148,7 68,9 87,6 41,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-5а 176,0 47,6 264,3 216,7 148,8 68,7 88,3 40,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 1/6 176,3 41,9 261,4 219,5 148,4 69,3 85,1 43,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-1 180,5 49,3 265,2 215,9 148,8 69,2 84,7 35,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4682 176,0 43,1 262,0 218,9 148,7 69,0 86,0 42,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-10 177,9 47,6 264,3 216,7 139,3 64,2 86,4 38,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-9 177,8 47,6 264,3 216,7 140,3 63,7 86,5 38,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-8 177,4 47,6 264,3 216,7 142,9 62,6 86,9 39,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-7 177,3 47,6 264,3 216,7 143,6 62,3 87,0 39,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-6 177,4 47,6 264,3 216,7 143,7 62,3 87,0 39,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-3 177,0 47,6 264,3 216,7 146,2 61,2 87,3 39,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-5 177,3 47,6 264,3 216,7 144,4 62,0 87,1 39,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-5а- 176,2 47,6 264,3 216,7 148,0 60,4 88,2 40,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-4 177,2 47,6 264,3 216,7 144,6 61,9 87,2 39,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-2 176,4 47,6 264,3 216,7 147,6 60,6 88,0 40,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 4П-5А 181,0 37,7 266,4 228,7 148,7 69,1 85,4 47,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55 180,0 38,0 266,6 228,6 148,7 69,1 86,6 48,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/53 179,8 38,3 266,8 228,5 148,8 69,1 86,9 48,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/51 180,0 38,9 267,1 228,1 148,9 69,0 87,1 48,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46 180,2 53,2 267,3 214,0 149,0 68,8 87,0 33,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-2 179,0 52,2 266,7 214,5 148,9 68,7 87,7 35,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-8 183,2 32,4 263,7 231,3 148,5 69,1 80,5 48,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-5 183,0 35,4 265,3 229,9 148,6 69,1 82,3 46,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-6 183,0 34,8 265,0 230,1 148,6 69,1 82,0 47,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-9 183,3 32,1 263,6 231,5 148,5 69,1 80,2 48,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/5562 183,9 32,7 263,8 231,2 148,5 69,2 80,0 47,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-3ТА 182,3 36,8 266,0 229,2 148,6 69,1 83,7 46,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/5514 184,0 28,2 261,6 233,3 148,3 69,1 77,6 49,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/5515 184,0 26,1 260,5 234,4 148,1 69,1 76,5 50,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27 160,0 61,6 271,6 210,0 149,3 68,8 111,6 50,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А-1 163,2 61,0 271,3 210,3 149,2 69,3 108,1 47,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А 165,3 61,0 271,3 210,3 149,3 68,8 106,0 45,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А-2 160,9 60,9 271,2 210,3 149,1 69,4 110,3 49,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А-4 155,6 52,7 267,0 214,3 148,9 69,5 111,4 58,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А-3 158,2 58,9 270,2 211,3 149,0 69,4 112,0 53,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/35 178,5 58,9 270,2 211,3 149,2 68,8 91,6 32,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/23 156,1 63,7 272,7 209,0 149,3 68,8 116,6 52,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 УТ-6 127,4 105,6 264,8 159,1 149,0 68,6 137,3 31,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол22 152,8 35,2 246,2 211,0 149,0 68,8 93,4 58,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол103 184,0 28,7 261,8 233,1 148,3 69,1 77,8 49,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол 155,5 62,3 272,0 209,6 149,2 69,5 116,4 54,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол109 112,1 144,4 281,0 136,6 149,6 68,8 168,9 24,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 514 98,0 166,8 292,7 125,9 149,9 68,8 194,7 27,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 513 98,3 167,0 292,8 125,8 149,9 68,8 194,5 27,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 98,1 167,2 292,9 125,7 149,9 68,8 194,8 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 П-1 98,0 168,4 293,5 125,1 149,9 68,8 195,5 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол110 97,8 172,2 295,5 123,3 150,0 68,8 197,8 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ТК 128 153,9 81,9 261,6 179,7 149,7 68,7 107,7 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/24 190,0 58,3 260,1 201,8 148,7 68,8 70,1 11,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 6П-2 130,3 100,3 262,0 161,7 148,9 68,6 131,7 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/1 131,3 99,9 261,8 161,9 148,9 68,6 130,5 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 608а 130,0 103,0 263,4 160,4 148,9 68,6 133,4 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613А 136,7 95,5 259,5 164,0 148,9 68,6 122,8 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613 136,8 95,6 259,6 163,9 148,9 68,7 122,8 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 611 132,0 96,8 260,2 163,4 148,9 68,7 128,2 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/2 129,5 97,9 260,7 162,9 148,9 68,6 131,2 33,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608Б/2 126,0 98,5 261,1 162,6 148,4 69,0 135,1 36,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #381 162,9 71,9 247,3 175,4 147,7 68,9 84,4 12,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/4Б 155,4 77,7 250,3 172,6 148,1 68,6 95,0 17,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/8 160,5 77,3 250,1 172,8 147,3 68,7 89,6 12,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7-2 154,0 77,0 250,0 172,9 147,0 68,1 96,0 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/9 164,0 72,5 247,6 175,1 147,4 68,8 83,6 11,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7-2БН 155,0 76,9 249,9 173,0 146,7 68,0 94,9 18,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/4 147,2 80,5 251,8 171,3 148,3 68,5 104,6 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608Б 129,1 102,3 263,0 160,7 148,9 68,6 133,9 31,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол165 146,4 78,8 250,9 172,1 148,2 68,4 104,5 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 6П-1 130,3 101,5 262,6 161,1 148,9 68,6 132,3 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610А 132,2 101,3 262,5 161,2 148,9 68,6 130,3 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613Б 140,0 95,2 259,4 164,1 148,9 68,6 119,4 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол 152,0 60,7 272,9 212,2 148,9 69,1 120,9 60,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 УТ-7 127,7 105,4 264,6 159,2 149,0 68,6 137,0 31,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610В 131,2 99,7 261,7 162,0 148,9 68,6 130,4 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол159 123,2 127,7 272,3 144,6 149,1 68,6 149,2 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 607(ШО) 127,1 106,0 264,9 159,0 149,0 68,6 137,8 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол156 178,1 47,6 252,6 205,0 146,8 66,6 74,5 26,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 УТ-9 129,2 102,6 263,2 160,6 148,9 68,6 133,9 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 605а 126,0 108,0 266,0 158,0 149,0 68,6 140,0 32,0
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол152 141,9 87,7 255,5 167,8 148,8 68,6 113,6 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол 189,0 77,1 281,4 204,2 149,3 69,0 92,4 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол129 119,2 141,8 279,7 137,8 149,7 68,2 160,5 18,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол124 98,0 173,6 296,3 122,6 150,0 69,2 198,3 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О ЦТП-Гет38 150,1 36,1 225,8 189,7 148,7 69,4 75,7 39,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О ЦТП-Яблон1 161,0 24,3 240,5 216,3 148,4 69,2 79,5 55,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О ЦТП-Гет40 153,4 26,8 241,8 215,1 148,5 69,3 88,4 61,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О ЦТП-Яблон2 162,4 26,6 241,8 215,1 148,1 69,1 79,4 52,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/32А-1 159,9 73,0 247,9 174,9 147,9 68,8 88,0 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 603а 126,4 110,8 267,4 156,6 149,0 68,6 141,0 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О ЦТП-Янгел4 161,0 70,8 246,8 176,0 147,4 68,7 85,8 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 603(ШО) 125,4 111,1 267,6 156,5 149,0 68,6 142,2 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 604 126,4 110,5 267,3 156,7 149,0 68,6 140,9 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/149А 142,3 76,4 249,6 173,2 148,0 68,5 107,4 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-9 144,1 77,7 250,3 172,6 148,5 68,5 106,2 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-10 143,0 77,2 250,0 172,9 148,5 68,3 107,0 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-6 141,3 79,1 251,0 171,9 148,6 68,5 109,7 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/12-2ТП 141,0 87,7 255,4 167,8 147,3 68,7 114,5 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/10-2 143,9 86,0 254,6 168,6 148,2 68,6 110,7 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-4 140,0 80,7 251,9 171,1 148,6 68,5 111,9 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 61310А54БН 151,9 78,3 250,6 172,3 148,1 69,1 98,8 20,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-1 144,4 79,5 251,3 171,7 148,5 68,6 106,9 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-3 139,0 88,1 255,7 167,6 147,9 68,4 116,7 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/10-1 146,8 86,1 254,7 168,5 148,3 68,5 107,9 21,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 БН Борщ14а 138,9 88,0 255,6 167,6 147,8 68,5 116,7 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/11 138,0 88,7 256,0 167,3 148,7 68,5 118,0 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/9А 147,0 87,3 255,2 168,0 148,5 68,7 108,2 21,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/2Б 131,7 95,1 259,3 164,2 148,9 68,6 127,6 32,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/3 131,9 94,7 259,1 164,4 148,8 68,6 127,1 32,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ТПШол 4 139,9 93,6 258,5 164,9 148,2 68,7 118,6 25,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/6 138,6 93,1 258,3 165,2 148,8 68,6 119,6 26,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4Б 132,4 90,8 257,1 166,3 148,7 68,7 124,7 33,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4 131,9 91,8 257,6 165,8 148,8 68,7 125,7 33,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/4 133,1 94,3 258,9 164,6 148,8 68,6 125,8 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4А 132,5 90,9 257,1 166,2 148,8 68,7 124,7 33,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/1 131,2 95,0 259,3 164,2 148,9 68,6 128,0 33,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/7 140,8 92,1 257,7 165,7 148,8 68,6 117,0 24,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/8 139,5 91,3 257,4 166,0 148,7 68,5 117,9 26,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/5-1 139,0 93,6 258,5 164,9 148,3 68,7 119,5 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 605 125,0 109,5 266,8 157,2 149,0 68,6 141,8 32,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 112/3А 134,0 113,6 268,9 155,3 143,4 65,5 134,9 21,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 КРП 126,0 107,9 265,9 158,0 148,4 67,2 140,0 32,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 15 ШП2 125,4 115,5 269,8 154,4 149,1 68,6 144,5 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 15 602 128,2 115,1 269,6 154,6 149,0 68,6 141,4 26,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ОТМ.СЪЕМА 123,7 117,6 271,0 153,3 149,1 68,6 147,3 29,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 112/4А 133,2 113,6 268,9 155,3 145,4 64,6 135,7 22,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/1 173,5 37,3 247,3 210,0 148,9 68,8 73,8 36,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/3 175,1 37,1 247,2 210,1 148,8 68,8 72,1 35,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/3А 175,0 36,7 247,0 210,2 148,9 68,7 72,0 35,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/4 176,0 36,9 247,1 210,2 148,7 68,8 71,1 34,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 БН,Чоко.31 175,5 36,3 246,8 210,5 148,4 69,2 71,2 34,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 112/5А 133,8 113,6 268,9 155,3 147,0 63,9 135,1 21,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #2014 125,0 111,1 267,6 156,5 147,4 67,5 142,6 31,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 232 505/8 125,1 111,1 267,6 156,5 147,6 67,4 142,5 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 232 505/7 125,0 111,1 267,6 156,5 146,0 68,1 142,6 31,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 232 505/9 125,7 111,1 267,6 156,5 148,1 67,2 141,9 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 602а 129,0 114,9 269,6 154,6 149,0 68,6 140,6 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 321К 159,7 70,8 270,6 199,8 147,9 68,7 110,9 40,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 316К 145,8 70,8 270,6 199,8 148,9 69,5 124,9 54,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 317К 148,5 70,8 270,6 199,8 148,8 69,2 122,1 51,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 320К 161,1 70,8 270,6 199,8 148,1 68,8 109,5 38,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 САКС.24/27 137,7 73,3 270,7 197,4 148,9 69,2 133,0 59,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/2К 133,7 72,2 268,9 196,6 149,2 69,1 135,2 63,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318АК 152,2 70,6 270,5 199,9 148,7 69,0 118,3 47,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 УТ5 136,6 73,4 270,7 197,4 149,2 68,9 134,1 60,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 УТ4 136,7 73,3 270,7 197,4 149,2 68,9 134,0 60,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 УТ3 136,9 73,3 270,7 197,4 149,2 68,9 133,8 60,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 УТ2 137,0 73,3 270,7 197,4 149,2 68,9 133,6 60,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315КПАВ 137,2 73,3 270,7 197,4 149,2 68,9 133,4 60,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/6 163,6 30,9 249,4 218,5 148,1 68,8 85,9 55,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/4 167,9 30,5 249,2 218,7 147,8 68,6 81,2 50,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/3 171,6 30,2 249,0 218,8 147,1 68,6 77,5 47,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347К 156,2 61,5 265,8 204,3 148,5 69,1 109,5 48,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/1АК 156,9 61,4 265,7 204,3 148,5 68,8 108,9 47,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/4К 173,0 36,7 252,1 215,4 147,7 68,3 79,1 42,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/4А 172,0 30,5 249,2 218,7 146,3 68,5 77,2 46,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 МИХ14 162,9 42,6 255,7 213,1 148,2 68,8 92,8 50,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 349К 154,8 61,5 265,8 204,3 24,2 16,0 110,9 49,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/4Б 155,0 36,8 252,2 215,3 148,2 68,6 97,2 60,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/4АКОЛЕ 154,6 36,9 252,2 215,3 148,3 68,5 97,6 60,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/4А 166,9 36,7 252,1 215,4 147,9 68,2 85,2 48,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/4А 154,7 36,9 252,2 215,3 148,3 68,5 97,5 60,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/3К 173,2 36,7 252,1 215,4 147,6 68,3 78,9 42,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/1А3АК 162,0 58,7 264,3 205,6 148,3 68,8 102,3 43,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/8 161,9 58,6 264,2 205,6 148,3 68,8 102,3 43,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/8А 173,8 36,5 252,0 215,5 147,6 68,4 78,1 41,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 342К 164,0 62,8 266,4 203,7 148,8 69,1 102,4 39,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 345К 155,1 61,6 265,8 204,2 148,8 69,1 110,7 49,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 338К 161,6 64,5 267,3 202,8 148,9 69,1 105,7 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/2К 162,5 64,8 267,5 202,7 148,8 69,1 105,0 40,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335ПУШК8 160,5 65,4 267,8 202,4 148,9 69,1 107,3 41,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3К 162,8 64,8 267,5 202,7 148,8 69,1 104,7 39,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416A 150,9 40,0 253,8 213,8 149,0 69,1 102,8 62,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ХРЕЩ.19/1 150,3 40,1 253,8 213,7 149,0 69,1 103,5 63,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416 145,8 40,5 254,0 213,5 149,0 69,0 108,3 67,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/1 148,1 39,9 253,7 213,8 148,9 68,9 105,6 65,8
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 343-АК 158,7 62,1 266,1 204,0 148,8 69,1 107,4 45,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3-1К 162,2 64,8 267,5 202,7 148,7 69,1 105,3 40,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3-2К 163,0 64,7 267,5 202,7 148,6 69,2 104,5 39,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 345/1 153,5 59,6 264,8 205,2 148,7 69,4 111,3 51,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 333K 152,4 67,1 268,7 201,6 149,0 69,2 116,3 49,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3-3К 161,4 64,7 267,4 202,7 148,4 69,2 106,0 41,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 343-БК 157,9 62,0 266,0 204,0 148,8 69,2 108,2 46,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 419/9-2 186,2 37,2 252,6 215,4 147,8 69,0 66,4 29,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/9-2а 186,3 37,1 252,6 215,4 147,8 69,0 66,3 29,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/9-1 182,7 37,5 252,7 215,3 147,9 68,9 70,1 32,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/9-1А 185,1 37,3 252,7 215,3 147,9 68,9 67,6 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/5 164,2 38,4 253,2 214,8 148,6 68,6 89,0 50,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/9 179,9 37,5 252,7 215,3 148,0 68,9 72,8 35,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 418 163,4 38,7 253,4 214,7 148,9 69,1 90,0 51,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/8А 174,0 37,5 252,8 215,2 148,1 68,8 78,8 41,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 УП2ВХ 162,0 39,3 253,4 214,1 148,9 69,2 91,4 52,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/2ПЕР 152,0 37,4 252,5 215,0 148,8 68,6 100,5 63,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ГОРОД1-3(2 154,0 36,6 252,1 215,4 148,5 69,2 98,1 61,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ГОРОД1-3(1 153,4 37,0 252,2 215,2 148,6 69,2 98,8 61,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/2-1 154,2 37,0 252,3 215,2 148,6 69,1 98,1 61,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/6 166,7 37,9 253,0 215,0 148,5 68,7 86,2 48,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/4 163,9 38,4 253,2 214,8 148,6 68,6 89,3 50,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/7 166,3 37,6 252,8 215,2 148,4 68,7 86,4 48,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/3ПЕР 153,1 37,3 252,4 215,1 148,6 68,7 99,3 62,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/5-1 195,0 40,0 262,2 222,2 148,2 69,1 67,2 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4ИН19П 194,4 42,0 263,2 221,2 148,3 68,9 68,9 26,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/1 192,0 42,7 263,6 220,9 148,8 69,0 71,6 28,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428 193,4 44,0 264,3 220,3 149,0 69,2 70,8 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/14 193,7 56,3 270,6 214,3 146,3 68,2 76,9 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/11 192,0 57,7 271,3 213,7 147,1 67,9 79,3 21,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/10А 191,9 57,9 271,5 213,5 147,2 67,8 79,5 21,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/12 192,2 57,1 271,0 213,9 146,8 68,0 78,8 21,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 333К 153,4 68,4 269,3 201,0 149,0 69,2 116,0 47,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 326/1К 159,4 69,9 270,1 200,2 149,1 69,4 110,8 40,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 #2156869 147,8 49,5 258,6 209,2 149,2 69,0 110,9 61,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/5 140,7 41,9 254,7 212,8 148,8 69,1 114,0 72,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/4 141,5 41,9 254,7 212,8 148,8 69,1 113,2 71,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 УЗЕЛ8 147,9 50,0 258,9 208,9 149,2 69,0 111,0 61,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 414("Б") 144,0 44,1 255,9 211,8 149,1 69,0 111,9 67,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 УЗЕЛ5 147,9 50,0 258,9 208,9 149,2 69,0 111,0 61,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/3("С") 143,0 41,7 254,6 212,9 148,7 69,1 111,6 70,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 412 142,0 53,6 260,8 207,2 149,2 69,0 118,8 65,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 4П-1 146,3 47,9 257,8 209,9 149,1 69,0 111,5 63,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/3 143,0 41,9 254,7 212,8 148,7 69,1 111,7 69,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 412А 143,6 53,5 260,7 207,2 149,2 69,0 117,2 63,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 414 144,0 44,0 255,8 211,8 149,1 69,0 111,8 67,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 Пуш.21 158,2 68,6 269,5 200,8 149,0 69,3 111,3 42,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 Пуш.23 158,4 67,6 268,9 201,3 148,8 69,4 110,5 42,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330/1К 155,0 68,2 269,3 201,1 148,8 69,4 114,3 46,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 326К 159,3 69,9 270,1 200,2 149,1 69,2 110,9 40,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330/3АК 167,4 68,9 269,6 200,7 148,3 69,2 102,2 33,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7Б 139,7 42,0 254,8 212,8 149,0 69,1 115,1 73,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/2 191,0 48,9 266,8 217,9 147,8 68,0 75,8 26,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 УС 118,2 132,5 274,8 142,3 149,3 68,4 156,6 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/8К 121,5 100,2 269,4 169,3 149,3 69,3 147,9 47,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 КРАП4 159,3 32,9 250,1 217,2 148,3 69,1 90,8 57,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/7К 121,8 98,8 269,3 170,5 149,3 69,3 147,6 48,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 426 193,9 48,1 266,4 218,3 149,1 69,3 72,5 24,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 425 193,0 49,1 266,9 217,8 149,1 69,2 73,9 24,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А-2 116,4 117,3 273,5 156,2 148,9 69,3 157,1 39,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/5А 120,0 110,8 269,9 159,2 149,2 69,6 149,9 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А-4 114,0 116,8 273,3 156,4 148,7 69,4 159,3 42,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/6А 119,8 110,2 269,7 159,4 149,2 69,6 149,9 39,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/6А 191,5 48,0 266,3 218,3 146,8 66,9 74,8 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834 193,9 50,7 267,7 217,0 149,2 69,1 73,8 23,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/1Н 188,8 49,4 267,1 217,6 148,2 68,2 78,2 28,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4А 191,8 47,8 266,2 218,4 144,1 68,0 74,5 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/6А 190,0 47,9 266,2 218,4 146,0 67,2 76,2 28,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/3 190,0 48,3 266,5 218,2 147,7 68,1 76,5 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/5А 191,0 47,8 266,2 218,4 144,6 67,8 75,2 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 835 192,9 49,7 267,2 217,5 149,1 69,1 74,3 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 323К 153,6 70,8 270,6 199,8 149,2 69,1 117,0 46,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407 145,4 55,7 261,8 206,2 149,3 69,1 116,5 60,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 411Б 141,2 53,9 260,9 207,0 149,2 69,0 119,7 65,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 408Б 143,1 55,1 261,5 206,5 149,3 69,0 118,4 63,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 404(Г) 136,1 73,2 271,2 198,1 149,3 69,1 135,1 62,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 411А 141,5 54,0 261,0 207,0 149,2 69,0 119,5 65,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 405 141,8 70,2 269,3 199,2 149,3 69,1 127,5 57,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/5 137,0 47,5 257,6 210,1 149,2 69,1 120,6 73,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/6 139,3 42,0 254,8 212,8 148,9 69,0 115,5 73,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7А-1 138,0 42,7 255,1 212,4 149,1 69,1 117,1 74,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 Ш.РУСТ.21 141,2 54,3 261,1 206,8 149,3 69,1 120,0 65,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 406А 142,8 59,5 263,8 204,3 149,3 69,1 121,0 61,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 Ш.РУСТ.30 140,3 61,8 265,0 203,2 149,3 69,1 124,7 63,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/5А 136,5 46,3 257,0 210,7 149,1 69,1 120,5 74,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 342 127,8 75,7 271,7 196,1 149,4 69,1 143,9 68,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 736 142,1 71,9 271,1 199,2 149,3 69,1 129,0 57,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 403 135,9 73,0 271,2 198,2 149,3 69,1 135,4 62,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 734 136,4 72,3 271,3 199,0 149,3 69,1 134,9 62,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/20 111,9 136,8 277,1 140,2 149,5 68,3 165,2 28,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 ТПГРИНЧЕН4 113,5 137,2 277,2 140,1 145,0 67,6 163,8 26,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/1 142,8 54,3 261,1 206,8 149,3 69,2 118,3 64,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318/1-2 147,0 68,9 269,6 200,7 148,3 69,2 122,7 53,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 413/11-4А 153,1 46,4 255,8 209,4 149,1 69,4 102,7 56,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339Б 146,1 81,1 273,5 192,5 149,5 69,2 127,4 46,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/2 131,6 115,4 272,3 156,9 148,3 69,2 140,7 25,3

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1635



1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 340 135,6 78,0 272,5 194,5 149,5 69,1 136,9 58,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339А 136,9 79,1 272,8 193,7 149,5 69,1 136,0 56,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 К90 124,9 115,8 272,4 156,5 149,5 69,7 147,5 31,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730 125,1 115,9 272,3 156,4 149,4 69,3 147,2 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/4 135,8 115,4 272,3 157,0 149,0 69,3 136,5 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729(ВРЕЗ) 125,4 116,2 272,5 156,3 149,5 69,3 147,1 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/1Б 124,0 115,5 272,1 156,6 149,2 69,6 148,1 32,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729Б/2Б 122,5 115,2 272,0 156,8 149,4 69,7 149,5 34,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/9К 122,6 103,5 269,7 166,3 149,4 69,4 147,1 43,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/1А 124,0 115,8 272,2 156,4 149,3 69,6 148,2 32,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/6 155,4 73,3 269,7 196,3 149,4 69,3 114,3 40,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/8 159,5 69,4 267,7 198,2 149,4 69,4 108,2 38,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/13 174,8 22,5 243,5 220,9 148,7 69,4 68,6 46,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/10 159,0 66,4 266,1 199,7 149,3 69,4 107,1 40,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/12 159,0 65,9 265,8 200,0 149,3 69,4 106,8 41,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/7 155,3 71,7 268,8 197,1 149,4 69,4 113,6 41,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #25486 185,0 78,6 282,1 203,5 72,0 29,4 97,1 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 809/14 174,5 22,8 243,6 220,8 148,7 69,4 69,1 46,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-11 174,0 23,4 243,9 220,5 148,7 69,3 69,9 46,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727(ВРЕЗ) 128,8 117,0 273,2 156,1 149,5 69,4 144,4 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/1А 128,4 116,4 272,8 156,5 149,5 69,4 144,4 28,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 УЛ3 154,0 85,9 275,3 189,4 149,0 69,5 121,4 35,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 АБ22-26 156,6 86,2 275,5 189,3 149,2 69,5 118,9 32,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2-3 126,4 117,7 274,0 156,3 149,0 69,3 147,6 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 337 165,0 85,7 275,4 189,7 149,6 69,2 110,4 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 724(ВРЕЗ) 127,9 118,6 274,3 155,7 149,6 69,4 146,4 27,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/2-А 119,9 117,9 273,8 155,9 149,3 69,0 153,9 36,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/2 133,8 117,7 273,7 156,0 149,5 69,7 139,9 22,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2-4 126,4 117,0 273,6 156,6 148,8 69,4 147,2 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/6ВБ 117,0 119,0 274,7 155,6 148,7 69,4 157,7 38,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 #2715 127,4 116,4 272,8 156,5 148,7 69,4 145,5 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2-2 125,5 118,1 274,2 156,1 149,1 69,3 148,7 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/5 164,3 86,6 275,7 189,1 149,5 69,3 111,4 24,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807Щ15ВБ 162,5 84,3 274,4 190,1 149,5 69,4 112,0 27,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А-1 167,0 76,1 270,2 194,1 149,4 69,1 103,2 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 334А 150,4 88,6 276,5 187,9 149,6 69,2 126,2 37,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 335/1 157,3 86,7 275,6 189,0 149,6 69,4 118,4 31,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814А/7 187,3 78,4 282,0 203,6 149,3 69,3 94,8 16,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/4А 186,6 79,0 282,4 203,3 149,3 69,3 95,8 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/3 189,6 70,5 278,0 207,4 149,3 69,4 88,4 17,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814А/3 189,1 76,8 281,2 204,4 149,1 69,4 92,2 15,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/6 186,0 78,6 282,1 203,5 149,1 69,0 96,1 17,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/4 187,3 75,4 280,5 205,1 149,3 69,7 93,2 17,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 818/1 190,1 67,9 276,6 208,7 149,5 69,6 86,5 18,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/5 186,3 78,7 282,2 203,5 149,2 69,3 95,9 17,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 818Д 191,0 69,2 277,2 208,1 149,5 69,1 86,2 17,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814А/2 189,7 76,3 281,0 204,6 149,0 69,5 91,2 14,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/3-НД1 189,3 70,3 277,9 207,5 149,3 69,4 88,6 18,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 818 190,5 70,1 277,7 207,7 149,5 69,1 87,3 17,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/5-5 188,0 67,5 276,4 208,9 149,1 69,5 88,4 20,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 819 190,7 68,4 276,9 208,5 149,5 69,1 86,1 17,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/3-НД2 188,4 69,9 277,7 207,7 149,2 69,4 89,3 19,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/1 189,0 71,2 278,3 207,1 149,4 69,3 89,3 18,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/5-3А 188,0 63,2 274,2 211,0 149,0 69,5 86,2 23,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/8 184,3 78,6 282,1 203,5 107,3 15,4 97,8 19,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/1Г 185,8 78,7 282,2 203,5 149,6 69,4 96,4 17,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815/1 190,3 72,0 278,7 206,7 149,5 69,6 88,4 16,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815/2 191,0 56,8 270,9 214,1 149,4 69,7 79,9 23,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814Б 190,0 75,1 280,3 205,2 149,6 69,2 90,3 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/3 187,3 77,1 281,4 204,3 148,5 69,3 94,1 17,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814А/1 190,2 75,4 280,5 205,1 148,9 69,5 90,3 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 Гуц5 189,4 71,5 278,5 206,9 149,5 69,3 89,1 17,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815/1б 190,8 58,2 271,6 213,4 149,4 69,7 80,7 22,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/2 190,0 77,1 281,4 204,3 148,9 69,1 91,4 14,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813 187,8 77,1 281,4 204,2 149,6 69,2 93,6 16,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/2А 187,0 77,1 281,4 204,3 148,7 69,2 94,4 17,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7 179,3 65,8 264,9 199,1 148,9 69,3 85,7 19,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/6А 179,0 62,2 263,1 200,9 148,7 69,4 84,1 21,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7А 177,5 69,3 266,7 197,4 149,1 69,2 89,3 20,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/2 184,0 80,8 283,3 202,5 149,5 69,2 99,3 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/2 186,4 77,0 281,3 204,3 149,5 69,6 94,9 17,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/3 185,3 80,0 282,8 202,9 149,4 69,2 97,6 17,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/2 180,2 80,7 283,2 202,5 149,6 69,7 103,0 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 805 179,0 89,5 287,8 198,3 149,7 69,3 108,8 19,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 806 179,5 86,5 286,2 199,7 149,7 69,3 106,8 20,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/1А 116,9 122,7 277,2 154,5 149,5 68,9 160,3 37,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/7А 112,7 116,6 274,1 157,4 147,7 68,3 161,4 44,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/2А 121,4 121,9 276,6 154,7 149,1 69,6 155,2 33,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/4А 114,0 122,1 276,9 154,8 149,0 69,1 162,8 40,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/4 116,4 119,1 274,7 155,6 149,1 69,2 158,3 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 722/1 122,1 120,6 275,7 155,1 148,4 69,3 153,6 33,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/6А 115,3 116,7 274,1 157,4 148,9 69,1 158,8 42,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720(ВРЕЗ) 122,8 121,9 276,6 154,7 149,6 69,3 153,8 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/1 125,9 122,9 277,3 154,4 149,4 69,3 151,5 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331 138,9 92,6 278,2 185,6 149,6 69,2 139,3 46,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/2 130,3 122,9 277,3 154,4 149,2 69,3 147,0 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 332 136,5 91,8 277,8 186,1 149,6 69,2 141,3 49,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 П-2 132,6 94,9 279,2 184,2 149,7 69,2 146,6 51,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717/4 128,1 96,2 279,7 183,5 149,6 69,7 151,6 55,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/5А 109,1 140,3 278,9 138,6 148,7 68,9 169,8 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/4А 110,0 140,4 278,9 138,5 149,0 68,8 168,9 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/2А-1 110,0 140,4 278,9 138,5 149,4 69,2 168,9 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713а 120,5 130,5 282,4 151,8 149,7 69,4 161,8 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713А/2А 119,0 130,5 282,3 151,8 149,0 68,2 163,3 32,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 329 128,1 98,3 280,6 182,3 149,7 69,2 152,4 54,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717/2 121,3 124,9 278,7 153,8 149,5 69,8 157,4 32,5
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713А/1А 120,5 130,5 282,4 151,8 149,4 68,1 161,9 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713А/4А 117,0 130,5 282,3 151,9 148,0 68,7 165,4 34,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713А/3А 118,2 130,5 282,3 151,9 148,5 68,5 164,1 33,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717/1 119,6 125,0 278,7 153,7 149,6 69,7 159,1 34,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 325/3 127,6 101,5 281,8 180,3 149,6 69,8 154,2 52,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 803/11 177,0 83,8 273,6 189,8 148,4 69,1 96,6 12,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/8 170,1 94,9 290,6 195,7 147,9 68,8 120,5 25,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 803/12 172,0 84,3 273,9 189,6 148,7 69,1 101,9 17,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 803/12-2 167,5 86,1 274,8 188,7 148,9 69,1 107,3 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/9А 175,4 94,8 290,5 195,7 147,7 68,9 115,1 20,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 РАЕВСК25 175,1 82,5 272,9 190,5 148,2 69,2 97,8 15,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/9 171,9 94,9 290,6 195,7 147,8 68,8 118,6 23,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803 178,0 96,5 291,4 194,9 149,7 69,3 113,4 16,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3Б 173,5 95,2 290,7 195,5 148,9 68,4 117,2 22,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/5 170,8 95,2 290,7 195,5 148,4 68,6 119,9 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 702 167,4 87,3 264,4 177,1 149,8 69,1 97,0 9,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/4А 156,6 88,5 265,0 176,5 149,0 68,9 108,4 20,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 804 179,0 91,7 288,9 197,2 149,7 69,3 109,9 18,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/6 170,1 95,1 290,7 195,6 148,2 68,6 120,6 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3Г 169,5 95,2 290,7 195,5 148,7 68,5 121,2 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/10А 161,6 88,4 264,9 176,6 148,6 69,1 103,4 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/5А 157,1 88,4 265,0 176,5 148,9 69,0 107,9 19,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/4 170,4 95,2 290,7 195,5 148,5 68,5 120,4 25,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/7 170,1 95,0 290,6 195,6 148,1 68,7 120,6 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/11А 165,8 88,3 264,9 176,6 148,4 69,2 99,1 10,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 НС4 157,8 82,0 261,6 179,6 149,7 69,1 103,9 21,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 ИК13/2 151,0 92,5 277,2 184,7 149,6 69,7 126,2 33,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 706/2 161,2 90,5 266,1 175,6 149,4 69,6 104,9 14,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 ИК17 140,0 101,7 281,9 180,2 149,7 69,7 141,9 40,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 708/3 154,4 88,6 275,1 186,6 149,6 69,8 120,7 32,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 708/2 156,4 85,1 273,3 188,2 149,5 69,8 117,0 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 706/3 162,0 90,4 266,0 175,6 149,4 69,7 104,0 13,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220/2А-ВБ 151,1 92,2 267,0 174,7 149,2 69,6 115,9 23,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-3 151,8 81,5 261,4 179,9 149,2 69,4 109,6 28,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 218А 141,9 97,3 269,6 172,2 149,8 69,2 127,7 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5 147,2 84,1 262,8 178,6 149,4 69,3 115,6 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4 151,1 83,4 262,4 179,0 149,4 69,3 111,3 27,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/6 141,0 80,7 261,0 180,3 149,5 69,7 120,0 39,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-3A 151,4 80,4 260,8 180,5 149,1 69,4 109,4 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 218Б 139,6 99,0 270,5 171,4 149,8 69,2 130,9 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-1А 151,2 82,8 262,1 179,3 149,3 69,3 110,8 28,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5-П10 143,2 85,3 263,4 178,1 149,5 69,3 120,1 34,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 219/1 144,8 94,6 268,2 173,6 149,8 69,4 123,4 28,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-2 150,5 82,2 261,8 179,6 149,3 69,4 111,3 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 438 127,0 92,4 254,0 161,6 149,5 68,7 127,0 34,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 433 121,4 110,4 263,3 153,0 149,6 68,7 141,9 31,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/10А 141,7 41,7 254,6 212,9 148,8 69,0 112,9 71,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А1А52 131,3 111,4 263,9 152,5 149,2 69,6 132,6 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/8 113,4 114,0 265,2 151,2 114,8 52,9 151,8 37,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1 128,2 118,2 267,4 149,2 149,5 69,6 139,2 21,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431/2 127,9 127,4 272,2 144,8 149,3 69,3 144,3 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431/3 129,6 127,4 272,2 144,8 149,2 69,3 142,6 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431Б 126,5 116,1 266,3 150,2 149,6 68,7 139,9 23,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431/4 131,4 127,4 272,2 144,8 148,9 69,5 140,7 13,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/6 114,0 114,0 265,2 151,2 117,6 51,8 151,2 37,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А2 129,2 118,0 267,3 149,3 149,5 69,4 138,1 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А3 137,6 117,7 267,1 149,5 149,4 69,4 129,5 11,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А4 137,3 117,6 267,1 149,5 149,3 69,5 129,8 12,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7 139,6 42,0 254,8 212,8 149,0 69,1 115,1 73,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А1А2А 133,4 117,8 267,2 149,4 149,4 69,5 133,8 16,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 430/2А 123,8 128,6 272,8 144,2 148,5 69,3 149,0 20,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/2 131,3 118,1 267,3 149,2 149,4 69,7 136,0 17,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-7 161,0 35,8 250,3 214,5 149,0 69,4 89,3 53,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-5 155,0 43,6 254,3 210,8 149,1 69,4 99,3 55,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-3А 147,3 54,0 259,7 205,7 149,1 69,3 112,4 58,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7А 138,0 42,1 254,8 212,7 149,0 69,1 116,8 74,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-1 144,0 41,0 254,3 213,2 148,5 69,1 110,3 69,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-2 144,0 41,0 254,3 213,2 148,4 69,2 110,3 69,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/12 142,3 41,4 254,5 213,0 148,7 69,1 112,2 70,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-4 145,0 41,0 254,2 213,3 88,9 43,9 109,2 68,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13А 143,4 41,2 254,4 213,1 148,7 69,1 111,0 69,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/14 160,4 58,5 262,0 203,5 149,2 69,4 101,6 43,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/8 139,7 41,8 254,6 212,9 148,9 69,0 114,9 73,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13В 160,4 61,2 263,4 202,2 149,3 69,4 103,0 41,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-4 132,5 134,1 275,7 141,6 149,4 69,5 143,2 9,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/13 127,8 135,5 276,4 140,9 149,5 68,7 148,6 13,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-10 141,0 91,5 253,7 162,2 149,1 69,6 112,7 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-7 138,5 110,8 263,7 152,8 149,2 69,5 125,2 14,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А 129,8 136,2 276,7 140,6 149,5 68,8 147,0 10,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-2 127,3 137,0 277,2 140,2 149,5 69,5 149,8 12,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-5 139,5 118,6 267,7 149,1 149,3 69,5 128,1 9,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13А 165,0 62,8 264,3 201,4 149,3 69,4 99,3 36,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13Г 160,8 60,0 262,8 202,8 149,2 69,4 102,0 42,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21 152,0 65,4 273,5 208,2 149,4 68,8 121,5 56,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13Б 164,2 61,9 263,7 201,9 149,3 69,4 99,5 37,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11 142,1 41,5 254,5 213,0 148,7 69,0 112,5 71,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-5 134,2 130,3 273,7 143,4 148,8 69,2 139,5 9,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/1 111,8 143,8 280,7 136,9 149,8 68,1 168,9 25,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 419 110,9 143,8 280,7 136,9 149,8 68,7 169,8 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 418 108,8 144,9 281,3 136,4 149,8 68,4 172,5 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713/1А 120,6 131,9 283,2 151,3 149,1 69,6 162,7 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/8 126,0 141,0 279,2 138,2 149,6 68,8 153,2 12,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-31 112,0 139,9 278,7 138,8 149,3 69,4 166,7 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-2 115,3 141,1 279,3 138,2 149,5 69,4 164,0 22,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т #2419 133,3 138,8 278,1 139,3 149,1 69,6 144,8 6,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 428/2 117,1 137,7 277,5 139,8 149,3 69,7 160,4 22,7
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/9 131,8 139,0 278,2 139,2 149,6 68,8 146,4 7,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-32 110,9 139,7 278,6 138,9 149,1 69,4 167,7 28,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН23 121,7 138,1 277,7 139,7 149,2 69,6 156,0 18,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-4 124,1 139,3 278,4 139,0 149,3 69,5 154,3 15,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч ТП 196 115,7 137,8 277,6 139,8 149,5 69,6 161,9 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН21 126,8 138,6 278,0 139,4 148,9 69,5 151,3 12,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/14А 160,2 56,8 261,1 204,3 149,2 69,4 101,0 44,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН-24 109,6 139,4 278,4 139,0 148,9 69,5 168,9 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/6 192,0 59,4 272,2 212,8 149,0 68,9 80,2 20,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 РК 113,4 152,4 287,2 134,9 149,8 69,3 173,9 21,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 710/1А 137,5 147,1 285,2 138,1 149,6 69,8 147,7 0,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 319 115,2 152,1 287,1 135,0 149,8 69,3 171,9 19,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 529 105,7 151,6 284,8 133,2 149,7 68,8 179,0 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 316 107,9 154,0 287,9 133,9 149,8 69,3 180,0 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 416 107,9 147,3 282,5 135,2 149,8 68,4 174,6 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 532 105,5 149,9 283,9 134,0 149,7 68,8 178,4 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 533 106,0 149,4 283,6 134,2 149,7 68,8 177,7 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 315 109,2 155,9 288,6 132,8 149,8 69,3 179,4 23,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 313 110,6 158,8 289,8 131,0 149,8 69,2 179,3 20,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 314 112,8 157,7 289,4 131,7 149,8 69,3 176,6 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-4-2 120,0 137,3 277,3 140,0 149,2 69,6 157,3 20,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-4 121,1 136,0 276,6 140,7 149,3 69,4 155,5 19,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-6-1 125,6 134,0 275,6 141,6 149,1 69,6 150,1 16,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/7 192,6 59,1 272,0 213,0 148,9 69,0 79,5 20,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-9 119,6 135,6 276,5 140,8 148,9 69,5 156,8 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/7-2 193,9 59,1 272,0 213,0 92,4 30,6 78,2 19,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/4-5 192,7 47,6 266,1 218,5 148,5 69,3 73,4 25,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/6А 192,1 59,4 272,2 212,8 149,0 68,9 80,1 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 831 191,2 58,5 271,7 213,3 149,3 69,0 80,5 22,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/3 177,8 60,1 272,6 212,5 149,2 69,0 94,8 34,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/2 193,8 52,6 268,7 216,1 149,1 69,0 74,9 22,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/1 194,0 52,7 268,8 216,0 149,2 69,0 74,8 22,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 831А 191,7 57,5 271,2 213,7 149,3 69,0 79,6 22,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 ОР1/15 194,0 50,0 267,4 217,3 149,1 69,0 73,4 23,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/1Б 194,0 49,7 267,2 217,5 149,0 69,0 73,2 23,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #2156617 194,0 49,8 267,3 217,4 149,1 69,0 73,3 23,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-6 194,4 16,7 238,6 221,9 147,6 69,0 44,2 27,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г 196,0 13,8 237,1 223,3 148,2 69,1 41,1 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/14 187,0 58,6 260,2 201,6 149,2 68,8 73,2 14,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122121ЯВ40 187,5 57,7 259,7 202,1 149,0 69,1 72,2 14,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/17 188,8 58,4 260,1 201,7 149,1 68,9 71,3 12,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-4 188,0 57,1 259,4 202,3 148,9 69,1 71,4 14,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/12-1Б 186,4 58,2 260,0 201,8 149,1 69,0 73,7 15,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/13 186,8 58,7 260,2 201,6 149,2 68,8 73,4 14,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-2 192,5 56,3 259,0 202,7 148,7 69,2 66,5 10,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-1 189,3 55,6 258,7 203,1 148,4 69,2 69,4 13,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/12-1В 186,4 58,0 259,9 201,9 149,1 69,0 73,6 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/22 190,0 58,3 260,1 201,8 148,8 68,8 70,1 11,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/11 186,3 58,8 260,3 201,5 149,2 68,8 74,1 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/8 167,0 59,3 260,6 201,3 149,3 68,8 93,6 34,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/9 171,6 59,1 260,5 201,4 149,3 68,8 88,9 29,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-3А 132,0 79,1 260,2 181,0 148,8 69,0 128,2 49,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-2 130,4 79,8 260,5 180,7 149,1 68,9 130,1 50,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-4 132,0 79,0 260,1 181,1 148,8 69,1 128,1 49,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-3 131,0 79,4 260,3 180,9 148,9 69,0 129,3 49,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/7 166,1 59,4 260,7 201,2 149,3 68,8 94,5 35,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 1П-4 123,0 81,1 261,2 180,1 149,5 68,8 138,2 57,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/4 132,4 80,6 260,9 180,3 149,4 68,8 128,5 47,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/5 132,0 80,6 260,9 180,3 149,4 68,8 128,9 48,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15А 195,8 14,8 237,6 222,8 148,6 69,1 41,9 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/5 152,8 78,4 259,8 181,4 149,6 69,5 107,0 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 125 142,8 81,7 261,5 179,8 149,7 68,7 118,7 36,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/3 158,7 79,2 260,2 181,0 149,6 69,4 101,5 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/5А 152,3 78,2 259,7 181,5 149,6 69,5 107,4 29,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/2 160,2 80,4 260,8 180,4 149,7 69,5 100,6 20,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/5Б 152,3 78,0 259,6 181,6 149,5 69,5 107,3 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/1 165,0 82,9 262,1 179,2 149,7 69,5 97,1 14,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/1А 165,0 82,6 262,0 179,4 149,7 69,5 97,0 14,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/4 155,9 78,8 260,0 181,2 149,6 69,5 104,1 25,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/11 166,8 73,7 257,4 183,7 149,2 69,6 90,5 16,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/8 158,9 74,7 257,9 183,2 149,3 69,5 99,0 24,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-3-К5 151,8 78,8 260,0 181,2 149,0 69,5 108,2 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/7-2 154,0 74,9 258,0 183,1 149,1 69,5 104,0 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/10 163,0 73,9 257,4 183,6 149,2 69,6 94,4 20,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Б 195,9 14,7 237,6 222,9 148,6 69,1 41,7 27,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-4А 194,4 29,8 245,4 215,6 147,8 68,9 51,0 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/9-ГР9 190,2 58,7 271,8 213,2 147,8 67,6 81,7 23,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г-2 195,9 14,4 237,4 223,0 147,4 69,1 41,5 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 132 #25777 195,1 12,4 236,4 224,0 148,2 69,1 41,3 28,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 822А/5 183,8 58,7 271,9 213,1 148,6 69,0 88,1 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #25728 163,3 63,0 274,0 211,1 149,4 69,0 110,7 47,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 829 186,5 61,5 273,3 211,8 149,3 69,1 86,8 25,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 822Б 189,9 66,5 275,9 209,4 149,5 69,1 86,0 19,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А/6 182,5 58,7 271,9 213,1 148,6 69,0 89,3 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-7Б 153,3 60,5 272,8 212,3 148,8 69,1 119,4 59,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 13-7-1А 151,1 60,3 272,7 212,4 148,3 68,5 121,6 61,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-7В 153,5 60,5 272,8 212,3 148,8 69,1 119,3 58,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 #3268 157,7 61,2 273,2 211,9 149,2 68,9 115,5 54,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А 189,2 65,5 275,4 209,9 149,5 69,1 86,1 20,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 821 190,0 67,7 276,5 208,8 149,5 69,1 86,5 18,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 827 163,2 62,6 273,9 211,2 149,4 69,1 110,7 48,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828Б 166,9 61,9 273,5 211,6 149,4 69,1 106,7 44,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828Б/1 167,3 61,7 273,4 211,7 149,3 68,8 106,2 44,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 413/13-9 156,0 61,0 273,1 212,0 149,1 68,9 117,1 56,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822 190,7 67,0 276,1 209,1 149,5 69,1 85,5 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/12А-1А 194,3 16,2 238,3 222,2 148,2 68,7 44,0 27,9
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-2 194,0 51,8 256,7 204,9 148,2 68,8 62,7 10,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14Б 195,0 15,5 238,0 222,5 148,7 69,1 43,0 27,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1Е 194,0 52,1 256,9 204,8 148,2 68,8 62,9 10,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1В 193,7 54,0 257,8 203,9 148,2 68,8 64,1 10,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1А 193,6 54,7 258,2 203,5 148,3 68,8 64,6 9,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #25623 192,5 58,0 259,9 201,9 148,4 68,9 67,4 9,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14 194,9 16,2 238,4 222,1 148,7 69,0 43,5 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/8 192,1 58,2 260,0 201,8 148,5 68,9 67,9 9,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/27 192,0 58,3 260,0 201,8 148,5 68,9 68,0 9,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/12А 194,4 16,2 238,3 222,1 148,3 68,6 44,0 27,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-3 193,7 42,9 252,1 209,2 148,0 68,8 58,4 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 132 813/17 195,0 10,5 235,4 224,9 148,2 69,1 40,4 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/18 195,6 8,1 234,2 226,1 148,2 69,1 38,6 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 132 813/14-3 192,7 39,1 250,1 211,1 148,8 69,0 57,4 18,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14А 195,0 15,8 238,1 222,3 148,7 69,1 43,1 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-7 190,0 51,2 256,4 205,2 149,0 69,0 66,4 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-4Б 191,1 41,8 251,5 209,8 148,9 69,0 60,4 18,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-5 190,0 46,8 254,1 207,3 148,9 69,0 64,1 17,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/145А 190,0 48,9 255,2 206,3 148,9 69,0 65,2 16,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-9 189,0 56,2 259,0 202,8 149,0 69,0 70,0 13,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-8 189,8 53,5 257,6 204,1 149,0 69,0 67,8 14,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-4Г 190,0 43,0 252,2 209,2 148,9 69,0 62,2 19,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/22 156,6 64,8 273,2 208,5 149,4 68,8 116,7 51,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/37 184,2 58,0 269,7 211,7 149,2 68,8 85,6 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/34А 176,3 59,3 270,4 211,1 149,2 68,8 94,1 34,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/23-3БН 156,4 61,6 271,6 210,0 149,1 69,6 115,2 53,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А-4А 155,3 50,3 265,7 215,5 148,9 69,5 110,5 60,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН108 184,0 28,1 261,5 233,4 148,3 69,2 77,5 49,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН104 183,4 31,2 263,1 231,9 148,5 69,3 79,7 48,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН84 184,0 31,3 263,1 231,8 148,4 69,3 79,1 47,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-4 182,5 36,3 265,7 229,4 148,6 69,1 83,2 46,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 4П4А 180,1 39,2 267,2 228,0 149,0 69,0 87,2 48,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-3 179,0 51,1 266,1 215,1 148,9 68,7 87,1 36,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/42-2 183,0 51,0 266,1 215,1 148,4 68,5 83,1 32,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 2П2 106,8 116,9 279,7 162,8 149,9 69,2 172,9 56,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4681 176,0 44,4 262,7 218,3 148,7 69,0 86,7 42,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 208/1Н-П31 101,3 122,9 282,9 159,9 146,8 68,4 181,6 58,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 208/1 101,6 126,5 284,7 158,2 148,2 67,8 183,1 56,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-5 176,0 47,9 264,5 216,6 148,8 68,7 88,5 40,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-4 180,0 49,6 265,4 215,8 148,9 68,7 85,4 35,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т ВБ119 176,2 42,3 261,6 219,3 148,5 69,3 85,4 43,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 205 97,5 131,3 287,2 155,9 149,9 69,2 189,7 58,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН118 177,3 41,2 261,0 219,9 148,4 69,2 83,8 42,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 208 109,9 126,5 284,7 158,2 149,9 69,2 174,8 48,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 200А 98,0 169,6 294,1 124,6 150,0 69,2 196,1 26,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН77 176,5 34,8 257,7 222,9 147,7 68,9 81,3 46,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4686 176,4 36,9 258,8 221,9 148,2 68,8 82,4 45,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4683 176,0 42,6 261,8 219,1 148,6 68,9 85,8 43,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4685 177,0 40,4 260,6 220,2 148,4 68,8 83,6 43,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/42-1 181,6 54,9 268,1 213,2 149,0 69,2 86,5 31,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/41 183,6 56,1 268,7 212,6 149,1 68,8 85,1 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 42746102 176,0 44,5 262,7 218,3 148,6 69,2 86,7 42,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН120 175,9 35,2 257,9 222,8 148,5 69,3 82,0 46,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т  Касиян2/1 181,7 48,3 264,7 216,4 148,6 69,3 83,0 34,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4611 174,7 44,1 262,5 218,4 148,6 68,8 87,8 43,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4621 175,7 36,0 258,4 222,3 147,9 68,5 82,6 46,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН114 175,0 39,9 260,3 220,5 148,2 69,1 85,3 45,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН116 174,6 42,0 261,5 219,4 148,3 69,2 86,9 44,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН117 176,0 36,2 258,5 222,2 148,1 69,1 82,5 46,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4617 175,0 38,5 259,7 221,1 148,3 68,8 84,7 46,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4616 175,0 40,1 260,5 220,3 148,4 68,8 85,5 45,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН121 175,0 41,1 261,0 219,9 148,2 69,2 86,0 44,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4619 176,0 36,8 258,8 222,0 148,2 68,7 82,8 46,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т БН113 175,2 37,0 258,9 221,9 148,1 69,1 83,6 46,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4615 174,8 40,9 260,9 220,0 148,4 68,8 86,1 45,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-6 190,0 51,1 256,3 205,2 149,0 69,0 66,3 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-2 193,3 33,1 247,0 214,0 148,8 69,0 53,8 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-1 194,0 23,2 241,9 218,8 148,8 69,0 47,9 24,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-4н 191,4 41,3 251,3 210,0 148,9 69,0 59,9 18,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-4 192,0 40,3 250,8 210,5 148,8 69,0 58,8 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1Д 194,0 52,6 257,1 204,5 148,2 68,8 63,1 10,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/12А-3 195,0 15,9 238,2 222,3 147,7 68,9 43,2 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/13 194,5 16,2 238,4 222,1 148,6 68,5 43,8 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/12А-1 194,6 16,1 238,3 222,2 148,1 68,7 43,7 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813102АМ15 194,0 39,1 250,1 211,1 147,9 68,9 56,2 17,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/9 192,8 57,8 259,8 202,0 148,4 68,9 67,0 9,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/102АГ6 194,3 49,5 255,5 206,0 148,0 68,8 61,3 11,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813102АМ19 194,4 48,0 254,7 206,8 148,0 68,8 60,4 12,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/12А-2 195,0 16,0 238,2 222,2 147,9 68,8 43,2 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/11 193,6 56,8 259,3 202,5 148,2 69,2 65,7 9,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-2А 194,3 50,5 256,0 205,5 148,1 68,8 61,7 11,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1Г 193,9 53,4 257,5 204,1 148,2 68,8 63,6 10,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-4 194,4 36,5 248,8 212,3 147,9 68,9 54,4 17,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1Н 193,5 56,4 259,1 202,7 148,3 68,8 65,6 9,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822/1В 191,5 66,9 276,1 209,2 149,2 69,6 84,6 17,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10 193,5 57,2 259,5 202,3 148,3 68,9 66,0 8,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/26 191,3 58,3 260,0 201,8 148,5 68,9 68,8 10,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822/1Б 190,9 66,9 276,1 209,2 149,3 69,6 85,2 18,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 825 171,1 64,0 274,6 210,6 149,4 69,1 103,6 39,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А/8 166,1 60,0 272,5 212,5 148,9 68,9 106,5 46,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-7-1 152,0 60,2 272,6 212,4 147,8 68,7 120,6 60,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А/3 188,1 58,3 271,6 213,4 148,3 69,2 83,6 25,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 13-7-1Б 154,4 60,3 272,7 212,4 148,1 68,6 118,2 57,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-8 151,6 60,5 272,8 212,3 148,9 69,1 121,2 60,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-7А 149,6 60,3 272,7 212,4 148,7 69,1 123,1 62,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828 164,3 62,5 273,8 211,3 149,4 69,1 109,4 47,0
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 824 179,1 64,7 275,0 210,2 149,4 69,1 95,9 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А/7 170,6 59,1 272,0 213,0 148,6 69,0 101,4 42,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822/1А 190,3 67,0 276,1 209,2 149,4 69,6 85,8 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А/4 185,7 58,4 271,7 213,3 148,5 69,1 86,0 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828А 165,2 62,3 273,7 211,4 149,4 69,1 108,5 46,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-7-2 154,7 60,2 272,6 212,4 147,5 68,8 117,9 57,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822/1 190,4 67,0 276,1 209,1 149,4 69,6 85,7 18,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 М12/1 149,5 60,3 272,7 212,4 148,5 68,4 123,2 62,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 823 180,4 65,2 275,2 210,0 149,4 69,1 94,8 29,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 826 165,7 63,7 274,4 210,7 149,4 69,0 108,7 45,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 413/13-11 160,8 61,5 273,3 211,8 149,3 68,8 112,5 51,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15 195,2 15,2 237,8 222,6 148,7 69,1 42,6 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 81315Г-АИ3 195,4 14,8 237,6 222,8 147,5 69,0 42,2 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г-1 196,0 13,9 237,2 223,2 147,3 69,1 41,2 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/16 195,5 13,6 237,0 223,4 148,2 69,1 41,5 28,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/9 190,9 58,9 271,9 213,1 148,3 67,4 81,0 22,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г-2А 195,1 16,0 238,2 222,2 147,5 69,0 43,1 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15В 196,0 14,3 237,4 223,1 148,6 69,1 41,4 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-5 194,3 16,9 238,7 221,8 147,7 68,9 44,4 27,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г-2 195,8 14,6 237,5 222,9 147,4 69,0 41,7 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/10 190,8 58,6 271,8 213,2 147,6 67,7 81,1 22,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/9-ГР34 189,5 58,8 271,9 213,1 148,0 67,5 82,4 23,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 427 194,9 30,2 257,7 227,5 114,3 69,3 62,8 32,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/5 187,9 59,7 272,3 212,7 149,1 68,9 84,4 24,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/2-ЛИП3 194,1 45,7 265,1 219,4 148,9 69,1 71,0 25,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 427 194,9 45,6 265,1 219,5 149,1 69,3 70,2 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/4 192,9 51,9 268,3 216,5 148,8 69,1 75,4 23,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/2Л19/7 193,7 52,5 268,6 216,2 149,0 69,0 75,0 22,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/7-КП4 192,7 59,1 272,0 213,0 125,0 16,7 79,4 20,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4 194,4 44,7 264,6 219,9 148,6 68,7 70,2 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/3 194,3 45,4 265,0 219,6 148,8 68,7 70,7 25,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-3 148,4 75,2 249,0 173,8 148,0 68,4 100,6 25,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/8 193,0 59,0 272,0 213,0 148,7 67,2 79,0 20,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/4 184,2 59,8 272,4 212,6 149,1 68,9 88,2 28,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/3 193,1 52,1 268,4 216,4 148,9 69,1 75,3 23,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/1 194,0 49,9 267,3 217,4 149,1 69,0 73,3 23,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832 194,0 53,0 268,9 215,9 149,2 69,0 74,9 21,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-3БН 149,5 74,0 248,4 174,4 147,6 68,6 98,9 24,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4-ИН22 194,1 43,0 263,7 220,8 148,5 68,8 69,7 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/7-1 193,1 59,1 272,0 213,0 118,0 20,2 79,0 19,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 628 146,0 78,8 250,9 172,1 148,6 68,5 104,9 26,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 631 145,5 77,5 250,2 172,7 148,5 68,5 104,7 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622/1БН 139,7 83,2 253,1 169,9 148,6 69,3 113,4 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 625 148,9 81,5 252,3 170,8 148,7 68,5 103,4 21,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 623А 146,6 82,9 253,0 170,1 148,7 68,5 106,4 23,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622/1 140,0 83,4 253,3 169,8 148,6 69,3 113,3 29,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 632А 146,0 76,8 249,8 173,0 148,5 68,5 103,8 27,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/19 173,0 60,9 241,6 180,7 147,8 68,7 68,6 7,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/18 173,0 60,9 241,6 180,7 147,5 68,8 68,7 7,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 БНПим,3 163,8 67,5 245,1 177,5 148,2 69,2 81,3 13,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 8287ГРУШ30 192,4 59,1 272,0 213,0 133,4 12,5 79,6 20,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/6-ИН29 192,3 59,3 272,2 212,9 149,0 68,9 79,8 20,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/18А 173,0 60,9 241,6 180,7 147,7 68,8 68,6 7,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/20 173,9 61,0 241,7 180,7 148,0 68,8 67,8 6,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/4-6 191,9 50,4 267,5 217,2 148,7 69,2 75,7 25,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/20-1 173,2 60,9 241,6 180,7 147,7 68,7 68,4 7,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/2 170,5 60,9 273,0 212,1 149,2 69,0 102,5 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/1ОРЛ10 193,9 52,6 268,7 216,1 149,1 69,0 74,9 22,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 831А-ОРЛ12 193,5 54,4 269,6 215,2 149,3 69,0 76,2 21,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/2 194,0 49,5 267,1 217,6 149,0 69,0 73,1 23,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 833 194,0 51,4 268,1 216,7 149,2 69,1 74,1 22,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 830 187,6 59,5 272,3 212,8 149,3 69,1 84,6 25,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/1 168,0 61,5 273,3 211,8 149,3 69,0 105,3 43,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-8 167,4 27,6 246,1 218,5 149,0 69,4 78,7 51,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-3 145,0 41,0 254,2 213,3 148,3 69,2 109,2 68,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-6 157,8 40,4 252,7 212,3 149,1 69,4 94,9 54,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/19 152,0 54,5 259,9 205,5 149,2 69,5 107,9 53,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13 143,5 41,1 254,3 213,2 148,6 69,1 110,8 69,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13 157,4 64,6 265,2 200,6 149,3 69,4 107,8 43,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/20 147,7 54,1 259,7 205,7 149,1 69,5 112,0 58,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-9 171,7 26,4 245,5 219,1 148,9 69,3 73,8 47,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-4 152,3 47,3 256,2 209,0 149,1 69,4 103,9 56,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-5 145,0 41,0 254,2 213,3 69,8 35,8 109,2 68,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7А-2 137,8 43,1 255,4 212,2 149,1 69,0 117,5 74,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 К43 136,4 72,6 271,2 198,6 149,3 69,1 134,8 62,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 408А 143,7 55,3 261,6 206,3 149,3 69,0 117,9 62,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 322К 155,9 70,8 270,6 199,8 147,6 68,7 114,7 44,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/1Б 140,2 54,2 261,1 206,9 149,2 69,6 120,9 66,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 410 141,3 54,3 261,1 206,8 149,3 69,0 119,8 65,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/4 136,8 49,4 258,6 209,2 149,2 69,1 121,8 72,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 408 144,9 55,4 261,7 206,3 149,3 69,0 116,8 61,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 409А 142,2 54,6 261,3 206,7 149,3 69,0 119,1 64,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ШР23 142,1 54,3 261,1 206,8 149,3 69,2 119,0 64,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/3 136,6 51,4 259,6 208,2 149,2 69,1 123,1 71,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 404 136,8 73,8 271,2 197,4 149,4 69,1 134,3 60,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 406 141,4 65,8 267,1 201,3 149,3 69,1 125,6 59,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 411 140,8 54,1 261,0 206,9 149,3 69,0 120,2 66,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/6 136,8 45,7 256,7 211,0 149,1 69,1 119,9 74,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7А-3А 137,9 44,8 256,2 211,4 149,1 69,1 118,3 73,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/2 139,1 52,6 260,2 207,7 149,2 69,1 121,2 68,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 409 143,3 54,8 261,4 206,6 149,3 69,0 118,1 63,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 404/4 128,9 75,5 271,7 196,2 149,4 69,1 142,8 67,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834-Ш17/2 193,9 50,5 267,6 217,1 149,2 69,1 73,7 23,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/3А 193,5 47,8 266,2 218,4 142,8 68,6 72,8 24,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/3-2 162,7 31,9 249,6 217,6 148,2 69,2 86,9 55,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422КУ11/19 188,5 49,0 266,8 217,9 148,0 68,3 78,3 29,3
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/1А 193,8 49,4 267,1 217,6 149,1 69,1 73,3 23,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422 188,6 49,5 267,1 217,6 148,2 68,2 78,5 28,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422-ЛЮТ24 189,1 49,2 267,0 217,7 148,1 68,2 77,9 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834А 193,4 49,9 267,3 217,4 149,2 69,1 73,9 23,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 424 192,0 49,7 267,2 217,5 148,8 67,9 75,2 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/3-1А 151,8 35,7 251,5 215,8 148,5 69,0 99,7 64,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/2А 193,8 47,8 266,2 218,4 148,1 69,1 72,4 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/7 191,3 48,0 266,3 218,3 146,8 66,9 75,0 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/1А 190,9 48,9 266,8 217,9 147,8 68,0 75,9 26,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/4 191,9 48,1 266,4 218,3 147,5 68,2 74,5 26,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 426Б 194,0 46,6 265,6 219,0 149,1 69,3 71,6 25,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/7А 191,0 48,0 266,3 218,3 146,5 67,0 75,3 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 БОГ5 192,7 47,8 266,2 218,4 143,8 68,2 73,5 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 КРСП6/2 156,0 34,0 250,7 216,6 148,5 69,1 94,7 60,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/6А-Ш36 190,9 48,0 266,3 218,3 146,2 67,2 75,4 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 КРСП2/1 158,2 33,8 250,6 216,7 148,3 69,2 92,3 58,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/3ЛЮТ30 191,5 48,2 266,4 218,2 147,6 68,1 75,0 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/6 192,0 48,0 266,3 218,3 147,3 68,2 74,3 26,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/1 186,4 49,0 266,8 217,8 148,0 68,3 80,4 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/5АБОГ2 191,0 47,8 266,2 218,4 145,0 67,7 75,2 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 426А 194,0 47,1 265,9 218,7 149,1 69,3 71,9 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/5 191,6 48,1 266,4 218,3 147,4 68,2 74,8 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 423 190,8 49,6 267,2 217,5 148,6 68,0 76,4 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 Л.ТОЛСТ.2 156,8 70,7 270,6 199,8 147,5 68,8 113,8 43,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 324К 155,0 70,6 270,5 199,9 149,2 69,2 115,5 44,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/3-1 147,1 37,4 252,4 215,0 148,6 69,0 105,3 67,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 БАС5А 144,1 40,5 254,0 213,5 148,7 69,2 110,0 69,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 БАС3 146,4 38,2 252,8 214,6 148,6 69,0 106,4 68,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330/2АК 166,7 68,9 269,6 200,7 148,6 69,1 102,9 34,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 БПЛ2(УЗ10) 145,0 45,9 256,8 210,9 149,1 69,0 111,8 65,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413А 148,2 51,1 259,5 208,4 149,2 69,0 111,3 60,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 332К 155,8 69,0 269,7 200,7 149,0 69,2 113,9 44,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330К(ВРЕЗ) 159,0 69,2 269,7 200,6 149,0 69,2 110,7 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413 144,6 53,1 260,5 207,4 149,2 69,0 116,0 62,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 326/1АК 160,3 65,0 267,6 202,6 149,1 69,6 107,3 42,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 331К 156,6 69,0 269,7 200,7 149,0 69,2 113,1 44,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330/1АК 161,6 69,0 269,7 200,7 149,0 69,3 108,1 39,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 415 145,0 42,5 255,1 212,5 149,1 69,0 110,1 67,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 326/2К 159,0 69,9 270,1 200,2 149,0 69,5 111,1 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/14-ГР7 193,5 56,4 270,7 214,2 146,4 68,2 77,2 20,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/13 192,5 56,9 270,9 214,0 146,6 68,1 78,5 21,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4-ИН19 194,2 42,0 263,2 221,2 148,4 68,9 69,0 27,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429 187,6 42,9 263,7 220,8 148,8 69,2 76,1 33,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/5 194,4 40,4 262,4 222,0 148,3 68,9 68,0 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/2 193,0 42,0 263,2 221,2 148,7 69,0 70,2 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/5 194,3 40,3 262,3 222,1 148,4 69,1 68,0 27,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/1А 193,0 42,3 263,4 221,1 148,7 69,0 70,4 28,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 427А 194,3 44,4 264,5 220,1 149,0 69,2 70,1 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/4 194,4 41,2 262,8 221,6 148,6 69,1 68,5 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/1 168,3 38,6 253,3 214,7 148,8 69,0 85,0 46,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/3 153,2 37,3 252,4 215,1 148,6 68,7 99,2 61,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 417 156,5 39,5 253,5 214,0 148,9 69,2 97,0 57,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/2-2 168,0 34,3 250,8 216,6 148,4 69,2 82,8 48,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428/4 190,0 42,4 263,4 221,0 148,7 69,4 73,4 31,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428/2 192,9 43,0 263,7 220,7 148,9 69,3 70,8 27,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/3 163,8 38,4 253,2 214,8 148,7 69,0 89,4 51,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419 169,4 38,6 253,3 214,7 148,9 69,1 83,9 45,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ГОРОД1-32 155,0 34,9 251,1 216,3 148,5 69,2 96,2 61,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428/3 190,3 42,5 263,5 221,0 148,8 69,4 73,2 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/2 151,6 38,1 252,8 214,7 148,8 68,8 101,2 63,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428/1 193,2 43,6 264,1 220,4 148,9 69,3 70,8 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/2 165,0 38,4 253,2 214,8 148,7 69,0 88,2 49,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 УП2ВЫХ 162,3 38,8 253,4 214,6 148,9 69,2 91,1 52,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ГОРОД1-31 153,7 36,7 252,1 215,4 148,6 69,2 98,4 61,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428/2А 192,2 42,5 263,5 221,0 148,8 69,3 71,3 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419 169,4 -167,1 154,9 322,0 114,5 52,8 -14,5 152,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/8 167,8 37,6 252,8 215,2 148,3 68,8 85,0 47,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/1 168,3 -168,1 154,4 322,5 114,5 52,8 -13,9 154,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 337К 163,0 64,9 267,5 202,7 148,9 69,1 104,5 39,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3КПР11 169,0 62,8 266,4 203,7 148,4 69,2 97,4 34,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 343К 158,9 62,1 266,1 204,0 148,8 69,1 107,2 45,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 334К 156,8 66,2 268,2 202,0 149,0 69,1 111,4 45,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 341К 161,3 63,3 266,7 203,4 148,9 69,1 105,4 42,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 336К 162,3 65,3 267,7 202,5 148,9 69,1 105,5 40,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 ПРОРІЗН 10 163,9 64,0 267,1 203,1 148,4 69,2 103,1 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/1К 162,0 65,0 267,6 202,6 148,9 69,2 105,6 40,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/1-1 148,7 39,2 253,4 214,1 148,7 69,4 104,7 65,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 339К 160,8 64,0 267,1 203,1 148,9 69,1 106,3 42,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 344/1К 156,3 61,5 265,8 204,3 148,7 69,2 109,5 48,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3КПР13 164,5 64,7 267,5 202,7 148,7 69,1 102,9 38,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/1А 147,6 40,1 253,8 213,7 148,9 68,9 106,2 66,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335К 159,6 65,7 268,0 202,3 149,0 69,1 108,3 42,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 333АК 153,4 66,8 268,5 201,7 149,0 69,2 115,1 48,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 344К 155,4 61,6 265,8 204,2 148,8 69,2 110,5 48,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/5А 175,0 30,6 249,2 218,6 146,7 68,3 74,2 43,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/5 155,2 36,6 252,0 215,4 148,3 69,1 96,8 60,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347АК 156,8 61,5 265,8 204,3 127,1 59,9 109,0 47,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 КОСТ17 175,4 34,8 251,2 216,4 147,5 68,4 75,7 41,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/6А 176,0 30,6 249,2 218,6 147,2 68,4 73,2 42,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/4 154,0 37,0 252,2 215,2 148,4 68,7 98,2 61,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/7А 176,1 33,0 250,3 217,3 147,4 68,4 74,3 41,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/5К 163,2 36,7 252,1 215,4 148,0 68,7 88,9 52,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 346К 154,8 61,5 265,8 204,3 148,6 69,0 111,0 49,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/6 156,1 36,4 251,9 215,6 148,2 69,1 95,8 59,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 347 155,5 61,5 265,8 204,3 148,5 69,0 110,3 48,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/1А2АК 156,1 61,0 265,5 204,5 148,4 68,9 109,4 48,4
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/7 163,0 47,3 258,2 210,9 148,2 68,8 95,1 47,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 348К 154,0 61,5 265,8 204,3 76,0 38,2 111,8 50,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 МИХ16 162,5 32,1 250,1 217,9 148,2 68,8 87,5 55,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 344/2К 156,2 61,3 265,7 204,4 148,7 69,2 109,5 48,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 344/3МИ1/3 155,8 61,2 265,6 204,4 148,5 69,1 109,9 48,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/5 164,3 30,8 249,3 218,6 148,0 68,5 85,1 54,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/1А2К 155,7 61,1 265,6 204,4 148,4 68,8 109,9 48,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П Чорн,20/2 141,0 85,1 254,1 169,1 148,3 69,2 113,1 28,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 МЖ3/4 156,4 61,2 265,6 204,4 148,6 69,2 109,2 48,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 МИХ20 166,7 30,6 249,2 218,7 147,9 68,6 82,5 51,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 МИХ22 169,5 30,4 249,1 218,7 147,2 68,6 79,7 49,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 619Б 141,0 86,9 255,1 168,2 148,8 68,6 114,1 27,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 Гл,7 138,6 82,7 252,9 170,2 148,2 69,1 114,3 31,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ЦТП Рибал5 147,0 87,8 255,5 167,7 148,6 69,3 108,5 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622/1а 139,3 83,4 253,2 169,9 148,7 69,2 113,9 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/3К 129,2 73,0 268,1 195,1 149,1 69,3 138,9 65,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318/1-1 149,3 70,2 270,3 200,1 148,5 69,1 121,0 50,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318К 152,6 70,8 270,6 199,8 148,7 69,0 118,0 47,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П СТВП 143,4 82,7 252,9 170,2 148,5 69,3 109,5 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 618 147,0 88,7 256,0 167,3 148,8 68,6 109,0 20,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/17 158,3 75,9 249,4 173,5 147,6 68,8 91,1 15,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 319К 155,2 70,8 270,6 199,8 148,5 68,9 115,4 44,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 401/1 140,9 73,3 270,6 197,4 148,6 69,3 129,7 56,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318Г9 151,0 70,5 270,5 200,0 148,5 69,1 119,5 49,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 401 136,7 73,3 270,7 197,4 149,0 69,2 133,9 60,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 СТ-129 121,4 128,8 272,9 144,1 149,1 68,5 151,5 22,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 601ШО1 124,0 116,1 270,2 154,1 149,1 68,6 146,1 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 Пес,4 125,0 107,5 265,7 158,2 146,2 68,2 140,7 33,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 112/2А 133,1 113,6 268,9 155,3 141,9 66,1 135,8 22,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 606 126,3 107,7 265,8 158,1 149,0 68,6 139,5 31,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608 129,4 104,1 263,9 159,9 149,0 68,6 134,6 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608Б/3 126,9 97,2 260,4 163,2 148,1 69,1 133,5 36,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 614 140,3 95,0 259,2 164,3 148,9 68,7 119,0 24,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608Б/1 127,0 100,0 261,8 161,9 148,7 69,0 134,8 34,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 612 134,5 96,3 259,9 163,6 148,9 68,7 125,4 29,1

1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 БН-26/32 99,0 62,8 200,2 137,5 149,2 69,6 101,2 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-2 99,6 78,0 208,1 130,1 132,3 61,1 108,5 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-24 100,0 55,0 196,2 141,2 148,1 68,2 96,2 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ-215/4-2 100,1 77,9 208,1 130,2 148,2 68,7 108,0 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 242 100,0 59,9 198,8 138,9 149,3 68,8 98,8 38,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/4 100,0 78,0 208,1 130,1 148,4 68,8 108,1 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2 99,5 58,4 198,0 139,6 149,2 69,2 98,5 40,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/5 100,0 77,9 208,1 130,1 148,2 69,0 108,1 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЭВС-48 н. 100,0 54,3 195,9 141,6 149,1 69,6 95,9 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-6 100,0 55,1 196,3 141,2 148,6 68,0 96,3 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-7 100,1 55,1 196,3 141,2 148,5 68,0 96,2 41,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/31 99,0 55,7 196,6 140,9 148,9 69,3 97,6 41,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/4 100,0 59,1 198,3 139,3 148,8 68,8 98,3 39,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/1 100,0 59,2 198,4 139,2 149,1 69,0 98,4 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56П 244/5 100,0 59,0 198,3 139,3 148,8 68,9 98,3 39,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/17 99,4 60,8 199,3 138,4 149,4 69,4 99,9 39,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/3 100,0 59,1 198,3 139,2 148,9 68,8 98,3 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56П 244/6 99,2 59,0 198,3 139,3 148,5 68,9 99,1 40,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 7560240 100,0 58,6 198,1 139,5 149,3 69,6 98,1 39,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/2 100,0 59,2 198,4 139,2 149,0 68,7 98,4 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/4-3 100,0 77,8 208,0 130,2 148,1 68,7 108,0 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 209а 95,1 78,0 208,1 130,1 139,2 58,1 113,0 35,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 208 93,9 78,0 208,1 130,1 136,1 59,4 114,2 36,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-7 93,9 78,0 208,1 130,1 136,0 59,5 114,3 36,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 208а 93,7 78,0 208,1 130,1 136,8 59,2 114,4 36,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-3 95,5 78,0 208,1 130,1 132,9 60,8 112,6 34,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-1 99,5 77,9 208,1 130,1 131,9 61,3 108,6 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-4 94,0 78,0 208,1 130,1 133,8 60,5 114,1 36,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-5 94,3 78,0 208,1 130,1 134,2 60,3 113,8 35,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-6 94,0 78,0 208,1 130,1 134,9 60,0 114,1 36,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/4-5 95,0 77,1 207,7 130,6 147,7 68,9 112,7 35,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/1 100,0 77,8 208,0 130,2 148,2 68,8 108,0 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 211 99,7 78,0 208,1 130,1 145,6 55,0 108,4 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/3 101,0 77,7 208,0 130,3 147,9 68,8 107,0 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 213 100,0 78,0 208,1 130,1 148,4 67,2 108,1 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/4 101,0 77,7 208,0 130,3 147,7 68,9 107,0 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 2П-1 100,2 78,0 208,1 130,1 148,2 67,3 107,9 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/2 101,0 77,7 208,0 130,3 147,9 68,8 107,0 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/1-2 100,1 76,2 207,2 131,0 148,0 69,0 107,1 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 218/5 101,0 77,7 208,0 130,3 148,4 69,2 107,0 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 211А 99,9 78,0 208,1 130,1 146,0 54,8 108,2 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/1-1 100,0 76,8 207,5 130,7 148,1 69,0 107,5 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215 101,0 78,0 208,1 130,1 148,6 67,8 107,1 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 216 101,0 78,0 208,1 130,1 148,7 67,8 107,1 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 214 101,0 78,0 208,1 130,1 148,5 67,1 107,1 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/1 101,0 78,0 208,1 130,1 148,6 68,7 107,1 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/2 101,0 78,0 208,1 130,1 148,6 68,7 107,1 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-1 100,0 58,9 198,2 139,4 149,4 69,4 98,2 39,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/3 100,0 78,0 208,1 130,1 148,4 68,8 108,1 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/1-3 100,6 75,7 206,9 131,2 147,9 69,0 106,4 30,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/4-4 100,0 77,8 208,0 130,2 148,1 68,7 108,0 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-7 99,9 51,2 194,3 143,1 149,1 69,5 94,4 43,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-3 100,0 57,4 197,5 140,1 149,3 69,4 97,5 40,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-6 100,0 54,3 195,9 141,6 149,2 69,4 95,9 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3-1 99,0 60,5 179,1 118,6 148,9 69,3 80,1 19,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1-5 95,0 86,5 212,5 126,1 149,2 69,6 117,5 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1-4 95,0 86,6 212,6 126,0 149,3 69,6 117,5 31,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 16 103,7 91,3 215,0 123,8 149,8 68,9 111,3 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 20 108,4 90,1 214,4 124,3 149,8 68,9 106,1 15,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 19 105,5 90,4 214,6 124,2 149,8 68,9 109,1 18,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 18 103,9 90,7 214,7 124,0 149,8 68,9 110,8 20,1
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 17 103,8 91,0 214,9 123,9 149,8 68,9 111,1 20,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 15 104,3 91,5 215,1 123,6 149,8 68,9 110,8 19,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 14 103,3 91,7 215,3 123,5 149,8 68,9 111,9 20,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ-23 96,8 89,0 213,8 124,8 149,7 68,9 117,0 28,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/5-1 99,0 50,3 175,2 124,9 148,9 69,3 76,2 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/2-2 99,0 59,6 180,0 120,3 148,8 68,8 81,0 21,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/5-2 99,0 52,9 175,2 122,3 148,6 69,2 76,2 23,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244 100,0 59,3 198,5 139,1 149,2 68,9 98,5 39,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 2П-2 ТК240 100,0 60,7 199,2 138,5 149,4 69,0 99,2 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б/2 99,0 61,7 199,7 138,0 149,3 69,5 100,7 39,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 240/1-1 100,0 60,0 198,8 138,8 149,3 69,6 98,8 38,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б/3 99,0 61,6 199,6 138,1 149,3 69,5 100,6 39,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б/1 99,7 61,9 199,8 137,9 149,4 69,5 100,0 38,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/8 95,1 59,0 198,3 139,3 148,1 69,1 103,2 44,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 245 100,0 59,2 198,4 139,2 149,1 68,8 98,4 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/5-3 100,0 58,4 198,0 139,6 148,2 69,2 98,0 39,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/7 95,4 59,0 198,3 139,3 148,2 69,0 102,9 43,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б/4 100,0 60,2 198,9 138,7 149,1 69,6 98,9 38,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/1а 100,0 59,3 198,4 139,2 149,2 69,0 98,4 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/5-2 100,0 58,6 198,1 139,5 148,4 69,1 98,1 39,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/5-1 99,4 58,8 198,2 139,4 148,6 69,0 98,8 40,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 242/1 100,0 59,7 198,7 139,0 148,9 69,4 98,7 39,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18 99,9 59,5 198,6 139,0 149,4 69,4 98,6 39,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/30 99,0 55,7 196,6 140,9 149,0 69,3 97,6 41,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/32 99,3 55,6 196,5 140,9 148,8 69,4 97,2 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/33 99,0 55,6 196,5 141,0 148,7 69,4 97,5 42,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 240/1 100,0 60,1 198,9 138,8 149,3 69,6 98,9 38,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-1а 99,1 58,1 197,8 139,7 149,1 69,1 98,7 40,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-1 99,2 56,9 197,2 140,3 149,0 69,1 98,0 41,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2а 100,0 57,6 197,6 140,0 149,1 69,2 97,6 40,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-3 100,0 55,4 196,4 141,0 148,9 69,2 96,4 41,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-4 100,0 54,5 196,0 141,5 148,8 69,2 96,0 41,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 243 100,0 59,6 198,6 139,0 149,2 68,8 98,6 39,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 241 100,0 60,1 198,9 138,7 149,3 68,8 98,9 38,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-3 100,0 57,5 197,5 140,0 149,1 69,2 97,5 40,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-1 99,2 58,8 198,2 139,4 149,2 69,2 99,0 40,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-4 100,0 57,2 197,4 140,2 149,1 69,2 97,4 40,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/5 100,0 60,4 199,0 138,6 149,3 69,1 99,0 38,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4 98,9 60,3 199,0 138,7 149,2 69,2 100,1 39,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-2 100,0 55,9 196,7 140,8 148,9 69,2 96,7 40,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-25 100,0 60,5 199,1 138,6 149,3 69,1 99,1 38,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-7 99,0 59,0 198,3 139,3 149,3 69,2 99,3 40,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-1 95,7 57,5 197,5 140,0 149,3 69,2 101,9 44,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-2 99,4 56,6 197,0 140,5 149,2 69,2 97,6 41,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-4 99,6 55,2 196,4 141,1 149,0 67,8 96,8 41,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-2 99,0 61,3 199,5 138,2 149,4 69,2 100,5 39,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 #208 99,2 62,7 200,2 137,5 149,2 69,6 101,1 38,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б 99,2 62,2 199,9 137,8 149,4 69,0 100,7 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/15 98,8 62,6 200,2 137,5 149,5 69,4 101,4 38,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238а 99,2 62,6 200,1 137,6 149,5 69,0 100,9 38,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238 99,0 63,0 200,4 137,3 149,5 69,1 101,4 38,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-3 99,0 61,1 199,4 138,3 149,4 69,1 100,4 39,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ-2 (239) 99,1 62,0 199,9 137,8 149,4 69,0 100,8 38,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/8 99,0 62,7 200,2 137,5 149,1 68,8 101,2 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-1 99,0 61,9 199,8 137,9 149,4 69,2 100,8 38,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-5 99,0 59,4 198,5 139,1 149,3 69,1 99,5 40,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7 99,0 62,7 200,2 137,5 149,4 69,2 101,2 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13 99,0 62,8 200,3 137,4 149,4 69,2 101,3 38,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-12 100,0 57,6 197,6 140,0 149,1 69,2 97,6 40,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/14 99,0 62,9 200,3 137,4 149,5 69,1 101,3 38,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/16 99,0 61,7 199,7 138,0 149,5 69,4 100,7 39,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-3 99,9 55,3 196,4 141,1 149,2 69,2 96,4 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-5 99,6 55,2 196,3 141,1 148,9 67,8 96,8 41,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-9 99,0 58,7 198,2 139,4 149,2 69,2 99,2 40,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-10 100,0 58,2 197,9 139,7 149,2 69,2 97,9 39,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/9 99,0 62,7 200,2 137,5 148,9 69,4 101,2 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-4 99,0 59,7 198,7 138,9 149,3 69,1 99,7 39,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/11 99,0 62,8 200,3 137,5 149,2 69,3 101,3 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/10 99,0 62,8 200,2 137,5 149,1 69,4 101,2 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/6 100,0 63,9 200,9 136,9 149,5 69,2 100,9 36,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-11 100,0 58,0 197,8 139,8 149,2 69,2 97,8 39,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-14 100,0 57,2 197,4 140,2 149,1 69,2 97,4 40,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-15 99,9 56,6 197,1 140,4 149,0 69,3 97,2 40,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-6 99,1 59,1 198,4 139,2 149,3 69,2 99,3 40,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-19 101,0 56,3 196,9 140,6 148,1 68,8 95,9 39,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-20 101,0 54,9 196,2 141,3 145,8 67,8 95,2 40,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-22-1 100,0 54,2 195,8 141,6 147,5 68,8 95,8 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-21 100,1 54,9 196,2 141,3 146,4 67,5 96,1 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-22 100,0 54,9 196,2 141,3 147,7 68,4 96,2 41,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-18 100,6 56,3 196,9 140,6 148,7 69,1 96,3 40,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-8 100,5 55,1 196,3 141,2 148,3 68,1 95,7 40,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-18-1 100,0 55,6 196,6 140,9 148,6 69,2 96,6 40,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/5-2 99,0 49,3 174,7 125,3 148,7 69,4 75,7 26,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/2-3 99,0 58,4 179,4 120,9 148,4 69,0 80,4 21,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 613 98,1 78,3 208,3 130,0 149,4 69,0 110,1 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-8 100,3 72,2 205,1 132,9 148,8 69,2 104,9 32,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-2-1 99,9 70,6 204,3 133,7 148,3 69,1 104,4 33,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-2-1а 99,8 70,1 204,0 134,0 148,3 69,1 104,3 34,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 УТ 228 98,8 78,1 208,2 130,1 149,6 68,6 109,4 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 /2-6-1 100,0 70,1 204,0 134,0 148,5 69,3 104,0 34,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-7 100,0 71,7 204,9 133,2 148,7 69,1 104,9 33,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-2 100,0 70,9 204,4 133,6 148,3 69,1 104,4 33,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-4 100,0 71,1 204,5 133,5 148,5 69,0 104,5 33,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-5 100,0 71,2 204,6 133,4 148,5 69,0 104,6 33,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-6 100,0 71,3 204,6 133,4 148,6 69,0 104,6 33,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 612 99,0 78,3 208,3 130,0 149,5 68,9 109,3 31,0
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-6А 100,0 71,5 204,8 133,3 148,7 69,1 104,8 33,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 615 99,0 78,2 208,2 130,0 149,1 69,1 109,2 31,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-9 100,6 73,1 205,6 132,5 148,8 69,2 104,9 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-11 100,0 74,9 206,5 131,6 148,9 69,1 106,5 31,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 614 99,0 78,2 208,2 130,0 149,2 69,1 109,2 31,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 616 100,0 78,2 208,2 130,0 149,0 69,2 108,2 30,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-10 100,8 73,2 205,6 132,5 148,8 69,2 104,9 31,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12 101,0 75,4 206,8 131,4 148,9 69,1 105,8 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12Б 100,4 76,4 207,3 130,9 148,9 69,1 106,9 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-13 100,0 78,0 208,1 130,1 149,0 69,2 108,1 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218 101,6 78,0 208,1 130,1 148,9 68,1 106,6 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218/2 101,9 77,9 208,1 130,2 148,8 69,1 106,1 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 218А 101,5 78,0 208,1 130,1 148,9 68,1 106,6 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 221 100,0 78,0 208,1 130,1 149,3 67,9 108,1 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 217 101,8 78,0 208,1 130,1 148,9 67,7 106,4 28,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 218/4 101,7 77,8 208,0 130,2 148,6 69,1 106,3 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 УТ 219 101,4 78,0 208,1 130,1 148,9 68,1 106,7 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 111/31А 101,2 76,4 207,3 130,9 149,3 69,2 106,1 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК111/27-4 101,8 75,4 206,8 131,4 148,2 69,2 105,0 29,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/33 102,0 77,5 207,9 130,3 149,4 69,3 105,9 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 220 101,3 78,0 208,1 130,1 149,2 68,0 106,8 28,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/32 102,0 76,6 207,4 130,8 149,4 69,4 105,4 28,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/30 100,3 75,7 207,0 131,2 149,2 69,3 106,6 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218/1 101,9 77,9 208,1 130,2 148,9 69,1 106,2 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218/2-2 101,2 76,8 207,5 130,7 148,7 69,4 106,3 29,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 УТ 218/2-1 101,2 77,2 207,7 130,5 148,7 69,3 106,5 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218/3 102,0 77,8 208,0 130,2 148,7 69,1 106,0 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/27А 100,1 75,6 206,9 131,3 148,9 69,1 106,8 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/5-1 100,0 77,1 207,6 130,6 148,1 69,1 107,6 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/28 100,0 75,6 206,9 131,3 149,0 69,0 106,9 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 111/27 100,1 75,5 206,8 131,3 148,8 69,1 106,7 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/27Б 100,0 75,6 206,9 131,3 149,0 69,0 106,9 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/5-1 99,0 54,0 175,8 121,8 148,6 69,2 76,8 22,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТП Тич.11 99,0 50,3 173,9 123,6 148,5 69,3 74,9 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/4 99,0 59,0 178,3 119,4 148,9 69,0 79,3 20,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3-2 99,0 57,9 177,8 119,9 148,7 69,3 78,8 20,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-13 99,2 44,3 172,1 127,8 148,5 68,3 72,8 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/18 100,0 36,5 168,0 131,5 147,8 68,8 68,0 31,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10 98,7 40,7 170,2 129,5 148,9 68,9 71,5 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТП Тич.26 99,0 48,0 172,6 124,7 148,6 69,3 73,6 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-8 99,4 45,4 172,6 127,2 148,8 68,7 73,2 27,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/6ТЫЧ19 99,0 51,2 174,3 123,1 148,5 69,3 75,3 24,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А 98,9 40,1 169,9 129,8 148,9 68,9 71,0 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А-4 99,5 34,9 167,2 132,3 148,5 69,2 67,8 32,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТП Бер.20 100,0 44,6 170,9 126,3 148,5 68,8 70,9 26,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12-4 100,0 36,5 166,7 130,2 147,9 68,6 66,7 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-7ЦТП 99,7 45,2 172,6 127,3 148,7 69,4 72,8 27,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТП Дн.11А 99,6 44,0 171,9 127,9 148,5 69,3 72,3 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/15-БН 99,6 37,2 168,4 131,2 148,3 69,2 68,8 31,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/17 100,0 36,9 168,2 131,3 148,0 68,7 68,2 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/11 99,0 39,9 169,8 129,9 148,8 68,9 70,8 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТП Дн. 9а 100,0 44,3 172,1 127,8 148,3 69,2 72,1 27,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТП Тич.3 98,9 48,2 174,1 125,9 148,9 69,5 75,1 26,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 Бер.30а н. 100,0 36,2 166,6 130,4 147,8 69,0 66,6 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/11 99,7 43,8 170,5 126,7 148,5 68,6 70,8 27,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/124ЦТП 99,3 36,1 166,5 130,4 146,9 68,5 67,2 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-17 98,9 44,2 172,0 127,8 145,3 67,7 73,2 28,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 Б 99,5 43,4 171,6 128,2 148,8 69,4 72,1 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4 98,1 68,5 178,6 110,1 148,9 68,3 80,5 12,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-3 100,0 52,0 176,0 124,0 149,0 69,0 76,0 24,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629 102,0 31,4 184,0 152,6 149,3 68,9 82,0 50,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1 98,7 63,0 181,7 118,7 149,2 69,0 83,0 20,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/4 99,4 58,3 179,3 121,0 149,1 69,0 80,0 21,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4-1 98,0 68,2 178,4 110,2 148,4 68,5 80,4 12,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/21С7/1 99,0 60,3 180,3 120,0 149,0 68,7 81,3 21,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-2 99,7 54,4 177,3 122,9 149,1 69,0 77,6 23,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26П ТЫЧ ДНЕПР 100,0 29,6 183,1 153,5 149,2 69,6 83,1 53,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 109А 98,3 87,2 212,9 125,7 149,7 68,7 114,6 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 108 99,1 88,8 213,7 124,9 149,8 68,7 114,7 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-1 99,0 57,1 178,7 121,5 149,1 69,0 79,7 22,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 510 Зал.шос,47 97,0 92,9 215,9 123,0 148,9 69,5 118,9 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 102 98,0 94,9 216,9 122,0 150,0 68,6 118,9 24,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-9 100,0 43,8 190,4 146,7 149,0 69,5 90,4 46,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-8 99,9 47,5 192,4 144,9 149,1 69,5 92,5 45,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13-3 99,0 61,4 199,6 138,1 148,1 68,9 100,6 39,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-5 100,0 55,3 196,4 141,1 149,2 69,4 96,4 41,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-2 100,0 57,8 197,7 139,9 149,3 69,4 97,7 39,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТП Сер.9 98,3 59,2 179,8 120,5 148,7 68,8 81,5 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЭВС-26/9 99,3 60,1 198,9 138,7 149,4 69,7 99,6 39,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13-2 99,0 61,8 199,7 138,0 148,7 69,0 100,7 39,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-4 100,0 56,0 196,8 140,7 149,3 69,4 96,8 40,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 6П-1 99,1 80,2 209,3 129,1 149,6 69,0 110,1 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ВТ-1а 99,2 80,1 209,2 129,1 149,6 69,1 110,0 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 7560950 95,0 86,9 212,7 125,9 148,8 69,4 117,7 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/5 99,8 77,8 208,0 130,2 149,0 69,4 108,2 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 114 99,0 83,8 211,1 127,3 149,6 68,8 112,1 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 630 97,9 81,9 210,2 128,2 149,5 68,8 112,2 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1-2 96,2 87,3 213,0 125,7 149,5 69,5 116,8 29,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1-3 95,0 87,0 212,8 125,8 149,4 69,6 117,8 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 21 108,4 89,9 214,3 124,4 149,8 68,9 105,9 16,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 602 100,0 88,4 213,5 125,1 149,7 69,0 113,5 25,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 601 101,0 88,6 213,6 125,0 149,7 69,0 112,6 24,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/1В 99,0 25,7 181,0 155,4 149,0 69,0 82,0 56,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603 102,0 88,1 213,4 125,3 149,7 69,0 111,3 23,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 22 108,8 89,6 214,2 124,5 149,8 68,9 105,4 15,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УС-14 106,9 88,8 213,7 124,9 149,7 68,9 106,9 18,1
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/9а-1 99,0 47,7 172,5 124,8 148,7 69,4 73,5 25,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/10-1 99,2 45,3 171,3 126,0 148,6 68,8 72,1 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/10 99,3 46,7 172,0 125,3 148,6 68,8 72,7 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/8 98,4 51,1 174,3 123,2 148,8 69,0 75,8 24,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/9 99,0 49,5 173,4 124,0 148,8 69,0 74,4 25,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 /10А-3-1Б 98,0 31,4 165,4 134,0 148,2 69,1 67,4 36,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 /10А-3-1А 98,3 31,8 165,6 133,8 148,2 69,1 67,3 35,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ВТ 1 99,0 79,4 208,9 129,5 148,8 69,4 109,9 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 #332 99,5 67,5 202,7 135,2 149,4 69,6 103,2 35,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-28 99,2 56,9 197,2 140,3 148,7 69,0 98,0 41,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-27 99,0 56,5 197,0 140,5 148,6 69,0 98,0 41,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/9 99,0 43,0 171,4 128,4 149,0 69,0 72,4 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 609Б 100,0 79,9 209,1 129,2 149,6 69,0 109,1 29,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 233 99,5 75,3 206,7 131,4 149,6 69,1 107,2 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 234 98,9 71,7 204,9 133,2 149,6 69,1 105,9 34,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 231 100,0 76,6 207,4 130,8 149,6 69,1 107,4 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 232 100,0 76,3 207,2 131,0 149,6 69,1 107,2 31,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 229 99,0 78,2 208,2 130,0 149,6 68,6 109,2 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ПАВ 611 99,6 78,2 208,2 130,0 149,6 69,0 108,7 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610 100,0 78,8 208,5 129,7 149,6 69,0 108,5 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/1 100,0 78,5 208,4 129,9 149,6 69,2 108,4 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ПАВ611 230 99,5 78,3 208,3 130,0 149,6 68,9 108,8 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/2-1 99,6 62,3 180,0 117,8 148,8 69,4 80,4 18,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #31 98,4 63,3 180,5 117,3 148,9 69,5 82,1 18,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/18 98,0 29,9 154,6 124,6 148,5 69,0 56,6 26,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/7 98,0 37,1 158,3 121,1 148,6 68,9 60,3 23,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/1 99,0 63,5 180,7 117,2 149,0 69,0 81,7 18,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/21 98,0 22,3 150,6 128,3 148,4 68,8 52,6 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/9 98,0 34,6 157,0 122,4 148,5 69,0 59,0 24,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/20 98,0 23,9 151,5 127,5 148,4 68,8 53,5 29,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/19 98,0 25,3 152,1 126,9 148,5 69,0 54,1 28,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 609Г 99,9 79,7 209,0 129,3 149,6 69,0 109,1 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 609 96,8 81,3 209,8 128,5 149,6 69,0 113,1 31,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 609В 99,9 79,8 209,1 129,2 149,6 69,0 109,2 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/1А 100,0 73,3 205,7 132,4 149,6 69,2 105,7 32,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2 100,0 72,4 205,2 132,8 149,6 69,2 105,2 32,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/3 99,0 67,8 202,9 135,0 149,5 69,2 103,9 36,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1-1 97,3 87,6 213,1 125,5 149,6 69,5 115,8 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1 100,0 87,7 213,2 125,4 149,6 69,5 113,2 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а 104,6 87,7 213,2 125,4 149,7 69,0 108,6 20,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/10 98,0 32,1 155,7 123,6 148,4 69,0 57,7 25,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-6 100,0 50,9 165,4 114,5 148,1 69,0 65,4 14,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/12 98,0 30,3 154,8 124,4 148,3 68,8 56,8 26,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-7 100,0 50,8 165,3 114,5 148,0 69,1 65,3 14,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/11 98,0 30,6 154,9 124,3 148,3 68,8 56,9 26,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/22-1 98,0 20,2 149,5 129,4 148,2 69,0 51,5 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/23 98,0 18,4 148,6 130,2 148,2 68,8 50,6 32,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/11-2 98,0 40,2 164,0 123,8 148,6 69,4 66,0 25,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4-3 98,0 67,6 178,1 110,5 147,5 68,8 80,1 12,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/7 98,0 57,9 173,1 115,2 149,0 69,1 75,1 17,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/10 98,0 47,5 167,7 120,3 148,9 69,1 69,7 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4-6 98,0 2,7 140,5 137,8 147,9 68,9 42,5 39,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/8-3 98,0 52,5 170,3 117,8 148,5 69,3 72,3 19,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/6 98,0 61,5 175,0 113,5 149,1 69,0 77,0 15,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/11-1 98,0 42,8 165,3 122,5 148,8 69,3 67,3 24,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4-5 98,0 -2,7 137,7 140,4 147,8 69,0 39,7 42,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/24 98,0 15,7 147,2 131,5 148,0 68,9 49,2 33,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/9 98,0 52,6 170,3 117,8 149,0 69,1 72,3 19,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/8-1 98,0 54,0 171,1 117,1 148,9 69,1 73,1 19,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/5 98,0 64,7 176,6 111,9 149,1 69,1 78,6 13,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/11 98,0 43,9 165,9 122,0 148,9 69,0 67,9 24,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/22-2 98,0 17,9 148,3 130,5 148,1 69,1 50,3 32,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/12 98,0 38,9 163,3 124,4 148,8 69,0 65,3 26,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4-2 98,0 68,0 178,3 110,3 148,1 68,6 80,3 12,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/18 98,0 20,1 153,6 133,5 148,3 69,2 55,6 35,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16А-1 98,0 26,4 156,8 130,5 148,2 68,9 58,8 32,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/15-1 98,0 32,0 159,8 127,7 148,1 68,2 61,8 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/17 98,0 27,5 157,4 129,9 148,5 69,2 59,4 31,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/15-1 98,0 26,5 152,8 126,3 147,9 69,0 54,8 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/14 98,0 33,6 160,5 127,0 148,7 68,9 62,5 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16А-3 98,0 24,2 155,7 131,5 148,0 69,0 57,7 33,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16 98,0 30,3 158,9 128,6 148,6 69,0 60,9 30,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/17 98,0 25,7 152,4 126,7 147,9 69,0 54,4 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/16 98,0 27,3 153,2 125,9 148,0 68,9 55,2 27,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16А-2 98,0 25,9 156,6 130,7 148,2 69,0 58,6 32,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/14 98,0 29,0 154,1 125,1 148,1 68,9 56,1 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 604А 101,5 87,6 213,1 125,5 149,7 69,0 111,6 24,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 604 105,0 87,7 213,1 125,5 149,7 69,0 108,1 20,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 606 97,1 84,7 211,6 126,9 149,7 69,0 114,5 29,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 605/1 95,0 86,9 212,7 125,9 149,5 69,2 117,7 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 605 99,2 86,9 212,7 125,9 149,7 69,0 113,5 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 604Б 99,7 87,4 213,0 125,6 149,7 69,0 113,3 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 УТ 223 101,4 78,0 208,1 130,1 149,4 68,7 106,8 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 607 98,1 83,8 211,1 127,3 149,7 69,0 113,0 29,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/4 101,9 77,9 208,1 130,2 149,1 69,4 106,2 28,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 222/2 100,8 78,0 208,1 130,1 149,2 69,3 107,3 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 227 98,1 78,1 208,2 130,1 149,5 68,6 110,1 32,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 222/1 100,8 78,0 208,1 130,1 149,3 69,3 107,3 29,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 222 100,5 78,0 208,1 130,1 149,4 68,2 107,7 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-5 100,0 56,7 197,1 140,4 149,0 69,0 97,1 40,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-5 99,7 53,8 195,6 141,8 148,7 69,3 95,9 42,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-26 99,7 56,2 196,9 140,6 148,6 69,0 97,2 40,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-7 100,0 56,3 196,9 140,6 148,7 68,6 96,9 40,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-6 100,0 56,4 196,9 140,6 148,9 68,9 96,9 40,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-6-2 99,7 49,0 193,1 144,1 148,7 69,3 93,4 44,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-24 99,1 56,2 196,9 140,6 147,7 68,2 97,7 41,5
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-6-1 100,0 55,5 196,5 141,0 148,8 69,3 96,5 41,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-9а 99,3 56,2 196,8 140,7 147,9 68,9 97,5 41,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-22-1 100,5 55,6 196,5 141,0 146,9 68,5 96,0 40,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-7а 100,0 56,3 196,9 140,6 148,5 68,7 96,9 40,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-26-2 99,0 53,7 195,5 141,9 148,5 69,3 96,5 42,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629Б 99,0 32,5 184,6 152,1 149,3 68,9 85,6 53,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4А 98,0 68,5 178,6 110,1 149,1 69,0 80,6 12,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/13 99,7 37,9 168,8 130,8 148,6 69,0 69,1 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-26-1 99,3 55,4 196,5 141,0 148,5 69,3 97,2 41,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-6-3 99,8 46,1 191,7 145,5 148,6 69,3 91,9 45,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246/4 99,0 57,3 197,4 140,1 148,8 68,9 98,4 41,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-29 99,0 57,1 197,3 140,2 148,7 69,0 98,3 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 245В 98,9 58,0 197,8 139,8 148,9 68,9 98,8 40,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 245Б 98,2 58,6 198,1 139,5 149,0 68,9 99,9 41,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-30 99,2 57,1 197,3 140,2 148,7 69,0 98,1 41,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А-2 99,0 36,6 168,1 131,5 148,8 68,9 69,1 32,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А-1 99,0 37,1 168,4 131,2 148,8 68,9 69,4 32,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А3-1 98,2 33,2 166,3 133,1 148,4 69,0 68,1 34,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А-3 99,0 35,3 167,4 132,1 148,7 68,9 68,4 33,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/15 99,5 37,4 168,5 131,1 148,3 69,0 69,0 31,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/14 99,8 37,8 168,7 130,9 148,4 69,0 68,9 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12 99,8 42,8 170,0 127,2 148,4 68,6 70,2 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12-2 100,0 40,7 168,9 128,2 148,2 68,5 68,9 28,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 врізка 99,0 40,3 168,7 128,4 148,0 69,1 69,7 29,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #54 99,6 42,1 169,6 127,5 148,3 68,9 70,0 27,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12-3 100,0 37,9 167,4 129,6 148,0 68,6 67,4 29,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-15 98,1 44,3 172,0 127,8 147,2 66,8 73,9 29,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-14 98,8 44,3 172,0 127,8 147,6 66,7 73,2 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/18А 100,0 36,1 167,9 131,7 147,7 68,9 67,9 31,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-16 98,0 44,3 172,0 127,8 147,0 66,9 74,0 29,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 СТВП-7 Дн7 99,0 43,5 171,7 128,1 148,3 69,2 72,7 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 т. "А" 98,4 31,1 165,2 134,2 148,1 69,1 66,8 35,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 106 98,6 90,7 214,7 124,0 149,8 68,7 116,1 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 105Г 98,0 90,7 214,7 124,0 149,8 68,7 116,7 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/13 98,0 29,6 154,4 124,8 148,2 68,9 56,4 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС8ВиХ 100,4 53,7 166,8 113,1 148,8 68,9 66,4 12,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС8ВХ 100,3 -1,4 167,1 168,5 148,8 68,9 66,7 68,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-1 99,4 3,8 169,8 165,9 148,8 68,9 70,3 66,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-2 98,5 0,8 168,2 167,4 148,8 68,9 69,7 68,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-3 100,4 53,6 166,8 113,2 148,7 68,8 66,4 12,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 510 106/1 97,0 93,0 215,9 122,9 149,7 69,1 118,9 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 РД8ВЫХ 100,4 53,7 166,8 113,1 148,7 68,8 66,4 12,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-9 99,0 44,6 172,2 127,6 148,7 68,7 73,2 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-7 99,3 45,8 172,8 127,0 148,9 68,8 73,6 27,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-4 99,0 49,8 174,9 125,1 149,0 69,0 75,9 26,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-10 99,0 44,4 172,1 127,7 148,6 68,6 73,1 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-5 98,0 49,1 174,5 125,4 149,0 68,9 76,5 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/12 100,0 39,1 169,4 130,3 148,7 69,0 69,4 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/16 100,0 37,1 168,3 131,3 148,1 68,7 68,3 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #353 99,0 58,6 179,4 120,9 148,4 68,9 80,4 21,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/7 99,0 50,5 175,2 124,8 149,0 69,0 76,2 25,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/5 99,0 55,0 176,3 121,3 148,9 69,0 77,3 22,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/2-4 98,6 57,7 179,0 121,3 148,1 69,1 80,4 22,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/6 99,0 51,0 175,5 124,5 149,0 69,0 76,5 25,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/5 99,0 51,8 175,9 124,1 149,1 69,0 76,9 25,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3 99,0 61,2 179,5 118,3 148,9 69,0 80,5 19,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 627 99,0 29,6 183,1 153,5 149,2 68,9 84,1 54,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246 98,5 57,6 197,6 140,0 148,8 68,9 99,1 41,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 245А 99,0 58,8 198,2 139,4 149,0 68,8 99,2 40,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246/3 99,0 57,3 197,4 140,1 148,8 68,9 98,4 41,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246/2 98,7 57,5 197,5 140,0 148,8 68,9 98,9 41,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246/1 98,5 57,6 197,5 140,0 148,8 68,9 99,1 41,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-21 98,7 56,2 196,9 140,6 72,8 36,6 98,1 41,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-22 98,9 56,2 196,9 140,6 147,3 68,3 98,0 41,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС7ВХ 98,0 68,6 178,6 110,0 149,1 69,0 80,6 12,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 РД7ВЫХ 98,0 21,1 178,7 157,6 149,1 69,0 80,7 59,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/3 98,0 21,3 178,8 157,5 149,1 69,0 80,8 59,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/2 98,0 24,9 180,6 155,8 149,2 69,0 82,6 57,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/1 99,0 30,5 183,5 153,1 149,2 69,0 84,6 54,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1г 98,7 28,5 182,5 154,0 149,2 69,0 83,8 55,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1в 98,1 28,9 182,7 153,8 149,2 69,0 84,6 55,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ТК-629Д НО 99,0 33,2 185,0 151,7 149,3 68,9 86,0 52,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628 99,0 30,2 183,4 153,2 149,2 68,9 84,4 54,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1а 98,2 29,7 183,1 153,4 149,2 69,0 84,9 55,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 627А 99,0 29,8 183,2 153,4 149,2 68,8 84,2 54,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/2 99,0 60,9 180,6 119,7 149,2 69,0 81,6 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 РД10ВЫХ 98,7 27,6 182,1 154,4 149,2 69,0 83,4 55,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1Б 98,2 29,2 182,9 153,7 149,2 69,0 84,7 55,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3 99,0 59,9 180,1 120,2 149,2 69,0 81,1 21,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС10ВХ 98,7 63,3 181,9 118,6 149,2 69,0 83,2 19,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1д 98,7 28,0 182,2 154,2 149,2 69,0 83,6 55,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-6Б-1 99,1 44,1 172,0 127,8 148,9 69,4 72,8 28,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-12 99,4 44,3 172,1 127,7 148,6 68,2 72,7 28,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-11 99,2 44,4 172,1 127,7 148,6 68,7 72,9 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-6В 99,1 46,3 173,1 126,8 148,9 68,8 74,0 27,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-6Б 99,1 46,9 173,4 126,5 148,9 68,9 74,3 27,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/15А 100,0 37,4 168,5 131,1 148,3 68,6 68,5 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 /3-6Б-1-1 99,2 43,0 171,4 128,4 148,8 69,4 72,2 29,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/11А 99,2 39,5 169,6 130,1 148,8 68,9 70,3 30,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10Б 99,0 40,1 169,9 129,8 148,9 68,9 70,9 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-6 99,0 47,6 173,8 126,1 149,0 68,9 74,8 27,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #357 99,0 45,6 171,4 125,8 148,6 68,8 72,4 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #354 99,0 51,7 174,6 122,9 148,6 69,2 75,6 23,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-8 100,0 56,2 196,9 140,6 148,2 68,8 96,9 40,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #95 99,0 48,1 172,7 124,6 148,7 69,4 73,7 25,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624А 102,5 28,9 182,7 153,8 149,0 68,9 80,2 51,3
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 608 98,7 83,0 210,7 127,7 149,7 69,0 112,0 29,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/6 99,0 77,7 208,0 130,3 148,9 69,4 109,0 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/3 100,9 78,0 208,1 130,1 149,1 69,3 107,2 29,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 225 99,0 78,1 208,2 130,1 149,5 68,7 109,2 31,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/7 99,0 77,5 207,9 130,4 148,9 69,4 108,9 31,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/8 99,0 77,2 207,7 130,5 148,9 69,5 108,7 31,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 226 98,6 78,1 208,2 130,1 149,5 68,7 109,6 31,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 224 99,6 78,1 208,2 130,1 149,5 68,7 108,5 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/8-2 98,0 53,6 170,9 117,3 148,8 69,1 72,9 19,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/8 98,0 54,6 171,4 116,8 149,0 69,1 73,4 18,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #347 98,0 40,9 164,3 123,4 148,7 69,3 66,3 25,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/25 98,0 14,4 146,6 132,1 147,9 68,9 48,6 34,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/13 98,0 35,6 161,6 126,0 148,7 68,9 63,6 28,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/15 98,0 28,6 153,9 125,3 148,1 68,9 55,9 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/15 98,0 32,1 159,8 127,7 148,6 68,9 61,8 29,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16А 98,0 28,8 158,1 129,3 148,5 69,0 60,1 31,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 510 106/2 97,0 93,0 215,9 122,9 149,1 69,4 118,9 25,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 1П-1 97,8 93,0 215,9 122,9 149,9 68,6 118,2 25,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 104 102,8 91,8 215,3 123,5 149,9 68,6 112,5 20,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 105 99,4 91,2 215,0 123,8 149,8 68,6 115,6 24,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 104А 98,6 91,6 215,2 123,6 149,9 68,6 116,5 25,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 500 600 98,0 96,4 217,7 121,3 150,0 68,8 119,7 23,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 500 100 98,0 96,6 217,8 121,2 150,0 68,7 119,8 23,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 101 97,5 95,4 217,2 121,8 150,0 68,6 119,6 24,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/1 103,5 28,0 182,3 154,2 148,9 68,8 78,7 50,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624 103,4 28,9 182,7 153,8 148,9 68,9 79,3 50,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/2 103,0 22,3 179,3 157,0 148,9 68,8 76,3 54,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/22 98,0 21,2 150,1 128,8 148,3 68,9 52,1 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 626 99,0 29,3 182,9 153,6 149,1 68,9 83,9 54,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/1А 98,0 26,9 181,7 154,8 149,0 69,0 83,7 56,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625 99,0 28,9 182,7 153,8 149,1 68,9 83,7 54,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 10 96,9 92,9 215,9 123,0 149,9 68,9 118,9 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 2 97,3 95,0 216,9 122,0 149,9 68,8 119,7 24,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-4 99,7 52,0 165,9 113,9 148,3 68,9 66,2 14,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/2 99,0 62,8 180,3 117,5 149,0 69,0 81,3 18,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 РД9ВЫХ 99,0 25,4 180,9 155,5 149,0 69,0 81,9 56,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС9ВХ 99,0 63,8 180,8 117,0 149,0 69,0 81,8 18,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/4 98,9 41,6 160,6 119,0 148,7 69,0 61,7 20,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/8 98,0 35,6 157,5 121,9 148,6 69,0 59,5 23,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/5 98,6 40,4 159,9 119,6 148,7 69,0 61,4 21,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 8 97,0 93,4 216,1 122,7 149,9 68,9 119,1 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 1 97,2 95,2 217,1 121,8 150,0 68,8 119,9 24,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 6 96,0 94,1 216,5 122,4 149,9 68,8 120,4 26,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 7 96,0 93,7 216,3 122,6 149,9 68,8 120,3 26,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 3 96,6 94,6 216,8 122,1 149,9 68,8 120,2 25,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 4 96,4 94,5 216,7 122,2 149,9 68,8 120,3 25,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 5 96,3 94,3 216,6 122,3 149,9 68,8 120,3 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УС-0 103,7 92,5 215,7 123,2 149,9 68,9 112,0 19,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 9 96,9 93,1 216,0 122,8 149,9 68,9 119,1 26,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 12 98,3 92,2 215,5 123,3 149,9 68,9 117,2 25,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/6 98,1 39,5 159,5 120,0 148,6 68,9 61,4 21,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/1Б 98,6 26,2 181,3 155,1 149,0 69,0 82,7 56,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 13 102,6 91,9 215,4 123,4 149,8 68,9 112,8 20,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 11 98,8 92,7 215,7 123,1 149,9 68,9 116,9 24,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/27 99,0 55,8 196,7 140,8 149,2 69,3 97,7 41,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/26-2 99,6 53,5 195,4 142,0 148,9 69,4 95,8 42,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 630А 98,6 81,5 209,9 128,5 149,5 68,8 111,4 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ШО 105,0 81,1 209,8 128,6 149,5 68,8 104,8 23,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТПСер15/1 99,0 58,7 178,2 119,5 148,8 69,4 79,2 20,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3-3 99,0 56,6 177,1 120,5 148,6 69,3 78,1 21,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-10 100,0 56,2 196,8 140,7 147,8 69,0 96,9 40,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/26-1 99,4 55,1 196,3 141,2 149,0 69,4 96,9 41,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-6 99,0 52,5 194,9 142,5 148,6 69,3 95,9 43,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 1П-3 99,8 82,7 210,6 127,9 149,5 68,8 110,8 28,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/26-3 99,7 52,1 194,7 142,7 148,8 69,5 95,0 43,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/27-1 99,0 54,5 196,0 141,5 149,1 69,5 97,0 42,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ИТП Бер16н 99,0 44,6 170,9 126,3 147,8 69,0 71,9 27,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 111ПЕР 98,1 85,1 211,8 126,7 149,6 68,7 113,7 28,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 1П-2 99,3 86,3 212,4 126,2 149,7 68,7 113,1 26,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ШП 105,7 33,7 185,2 151,5 149,3 68,9 79,5 45,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-5 100,0 51,4 165,6 114,2 148,2 69,0 65,7 14,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/10а 99,0 45,8 171,5 125,7 148,6 68,8 72,5 26,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/6 99,0 52,4 174,9 122,6 148,8 69,0 75,9 23,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ТК-629 Г 98,6 33,0 184,9 151,8 149,3 68,9 86,2 53,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ТК-629 В 99,0 32,7 184,7 152,0 149,3 68,9 85,7 53,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/9-1 99,0 48,5 172,9 124,4 148,6 69,3 73,9 25,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/9А 99,2 48,7 173,0 124,3 148,7 68,9 73,9 25,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/7 99,0 51,7 174,6 122,9 148,8 68,9 75,6 23,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/27-3 99,6 46,4 191,8 145,4 149,0 69,5 92,2 45,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/8 99,0 49,1 174,6 125,4 149,0 69,0 75,6 26,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/26 99,2 55,9 196,7 140,8 149,2 69,3 97,5 41,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/27-2 99,1 53,9 195,7 141,8 149,1 69,5 96,6 42,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/19 100,0 58,8 198,2 139,4 149,4 69,4 98,2 39,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-10 100,0 40,8 188,9 148,1 149,0 69,5 88,9 48,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/20 100,0 58,3 198,0 139,6 149,4 69,4 98,0 39,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/22 100,0 56,9 197,2 140,3 149,3 69,4 97,2 40,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) Вузол122 99,0 66,5 202,2 135,7 149,5 69,2 103,2 36,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) Вузол120 101,0 78,0 208,1 130,1 148,9 68,1 107,1 29,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) Вузол119 101,5 75,4 206,8 131,4 148,4 69,1 105,4 29,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК111/27-1 100,3 75,5 206,8 131,3 148,7 69,1 106,5 31,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/21 100,0 57,5 197,5 140,0 149,3 69,4 97,5 40,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/23 99,8 56,6 197,0 140,5 149,3 69,4 97,3 40,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК111/27-2 100,1 75,5 206,8 131,3 148,6 69,0 106,7 31,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/24 99,9 56,2 196,9 140,6 149,3 69,4 97,0 40,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/25 99,7 56,1 196,8 140,7 149,3 69,3 97,1 41,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/29 99,0 55,7 196,6 140,9 149,0 69,3 97,6 41,9
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1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/28 99,0 55,8 196,6 140,9 149,1 69,2 97,6 41,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/29 100,5 75,7 206,9 131,3 149,0 69,0 106,4 30,8
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51П 111/32А 102,0 77,3 207,7 130,5 149,4 69,4 105,7 28,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 50О ТК111/27-3 100,8 75,5 206,8 131,4 148,5 69,1 106,0 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/31 100,5 76,2 207,2 131,0 149,3 69,2 106,7 30,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12А1 100,0 77,4 207,8 130,4 148,9 69,4 107,8 30,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12А 100,0 77,7 207,9 130,3 149,0 69,2 107,9 30,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЕВС-17 н. 99,8 69,3 203,6 134,3 148,2 69,1 103,9 34,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЕВС-29 100,6 70,8 204,4 133,6 148,7 69,4 103,8 33,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЕВС-9 100,0 70,5 204,3 133,7 148,6 69,3 104,3 33,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЭВС-29/10 100,6 71,1 204,6 133,5 148,7 69,4 104,0 32,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 СЭВС-9/9 100,0 70,7 204,4 133,6 148,6 69,3 104,4 33,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 50П 610/2-3 100,0 71,0 204,5 133,5 148,4 69,0 104,5 33,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЭВС-17/10 99,6 69,5 203,8 134,2 148,2 69,1 104,2 34,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 7560166 99,7 70,0 204,0 134,0 148,2 69,1 104,3 34,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-6А-1 100,0 71,4 204,7 133,3 148,7 69,4 104,7 33,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13-1 99,0 62,0 199,8 137,9 148,8 68,9 100,8 38,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 234/3 95,1 70,9 204,5 133,5 149,2 69,6 109,4 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 102 98,0 94,0 216,5 122,4 149,9 68,6 118,5 24,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 234/2 99,0 71,3 204,6 133,4 149,4 69,6 105,6 34,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 235 99,0 70,3 204,1 133,9 149,5 69,1 105,1 34,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 236 99,0 66,8 202,3 135,5 149,5 69,1 103,3 36,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 234/1 99,0 71,4 204,7 133,3 149,4 69,5 105,7 34,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 237 99,1 65,3 201,6 136,2 149,5 69,1 102,5 37,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-9 100,0 56,2 196,9 140,6 148,1 68,9 96,9 40,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/4 99,0 67,3 202,6 135,3 149,5 69,2 103,6 36,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 210а 100,0 78,0 208,1 130,1 143,9 55,8 108,1 30,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 210 95,0 78,0 208,1 130,1 142,4 56,5 113,1 35,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 209б 95,0 78,0 208,1 130,1 141,6 56,9 113,1 35,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 209 93,4 78,0 208,1 130,1 137,4 58,9 114,7 36,7
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/4-1 100,0 77,9 208,1 130,2 148,3 68,6 108,1 30,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-23 100,0 55,0 196,2 141,2 147,9 68,3 96,2 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-17 100,0 56,4 197,0 140,6 148,8 69,0 97,0 40,6
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 БН-60 100,0 54,6 196,0 141,4 147,6 68,8 96,0 41,4
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-16 100,0 56,5 197,0 140,5 148,8 69,0 97,0 40,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ЦТП 57-58н 100,0 55,2 196,3 141,2 148,5 69,3 96,3 41,2
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12А2 99,5 77,3 207,8 130,5 148,8 69,4 108,2 31,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8 99,5 58,8 198,2 139,4 149,3 69,2 98,7 39,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЭВС-25/9 99,0 59,6 198,6 139,0 149,3 69,7 99,6 40,0
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЭВС-27/9н 99,0 61,9 199,8 137,9 148,8 69,4 100,8 38,9
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/12 99,0 62,8 200,3 137,5 149,3 69,4 101,3 38,5
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 7560475 99,0 65,3 201,6 136,3 149,4 69,7 102,6 37,3
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-13 100,0 57,4 197,5 140,1 149,1 69,2 97,5 40,1
1.1.1 ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/5 99,0 65,8 201,8 136,0 149,5 69,2 102,8 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК116а 100,9 78,6 225,5 146,9 149,7 68,5 124,6 46,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК116 102,0 80,1 226,3 146,2 149,7 68,5 124,3 44,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 /17а-3 99,0 74,4 197,1 122,7 148,4 69,2 98,1 23,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 118в/2 99,9 78,8 199,3 120,6 149,7 68,6 99,4 20,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/18 101,7 74,9 197,3 122,4 148,0 68,4 95,7 20,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК 110 102,0 92,6 233,0 140,3 149,8 68,4 131,0 38,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 КРП 18а 99,5 74,9 197,3 122,5 147,1 68,6 97,8 23,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 204 99,0 77,9 198,9 121,0 149,6 68,6 99,9 22,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118в/1 99,4 79,0 199,4 120,5 149,7 68,6 100,0 21,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 109 102,0 94,8 234,1 139,3 149,8 68,4 132,1 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК111 101,9 91,0 232,1 141,1 149,8 68,4 130,2 39,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 РЕГВХ 99,3 79,1 199,5 120,4 149,7 68,5 100,2 21,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 НС6ВЫХ 99,3 79,0 199,5 120,5 149,7 68,5 100,2 21,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 НС6ВХ 99,2 74,1 223,1 149,0 149,7 68,5 123,9 49,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 205 99,0 77,2 198,5 121,3 149,5 68,6 99,5 22,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ітпМ 9в 103,0 74,3 197,0 122,7 146,2 67,5 94,0 19,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/6-1 100,5 73,5 196,6 123,1 148,3 69,0 96,1 22,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/4 101,7 74,0 196,9 122,9 148,4 68,8 95,1 21,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9 101,2 74,9 197,3 122,4 149,0 68,8 96,1 21,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК114а 100,3 83,3 228,0 144,7 149,7 68,5 127,7 44,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК114 100,0 84,5 228,6 144,2 149,8 68,5 128,6 44,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК115 100,8 82,3 227,5 145,2 149,7 68,5 126,7 44,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118г 99,0 78,5 199,2 120,7 149,7 68,5 100,2 21,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 цтп Мик7в 103,9 73,6 196,7 123,1 148,1 69,1 92,8 19,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118в 99,3 78,9 199,4 120,5 149,7 68,5 100,1 21,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК112 101,1 88,4 230,7 142,3 149,8 68,4 129,6 41,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 Мод М 11Б 102,0 74,5 197,1 122,6 148,5 69,2 95,1 20,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П113 101,0 86,4 229,6 143,3 149,8 68,4 128,6 42,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/2 102,6 73,9 196,8 122,9 148,0 69,0 94,2 20,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/5 101,1 74,1 196,9 122,8 148,6 68,9 95,8 21,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/7 101,6 74,4 197,1 122,7 148,8 68,7 95,5 21,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/3 102,0 73,9 196,8 122,9 148,2 68,9 94,8 20,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/8 102,0 74,7 197,2 122,5 148,9 68,7 95,2 20,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 620656 102,0 49,1 184,1 135,0 147,5 68,8 82,1 33,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ІТП П 13/2 102,5 53,5 186,4 132,9 147,8 68,7 83,8 30,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/3 101,3 53,0 186,1 133,2 147,0 68,6 84,8 31,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2Л-1 102,3 53,9 186,6 132,7 148,8 68,7 84,3 30,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Зап 9 100,7 43,8 181,3 137,5 148,0 69,0 80,6 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/4 99,8 58,1 188,7 130,6 149,2 68,4 88,9 30,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 204а 100,6 77,4 198,6 121,2 149,5 68,6 98,1 20,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2Л-2 103,0 53,8 186,5 132,7 148,6 68,8 83,5 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 107 102,0 99,1 236,4 137,3 149,9 68,4 134,4 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 202 99,8 78,3 199,1 120,8 149,6 68,6 99,3 21,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 203 99,5 78,1 199,0 120,9 149,6 68,6 99,5 21,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 БН 100,0 45,0 181,9 137,0 148,8 69,4 81,9 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Зап 9а 99,0 45,2 182,0 136,9 148,9 69,5 83,0 37,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 108 102,0 96,9 235,3 138,4 149,9 68,4 133,3 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П1 101,6 96,0 234,8 138,8 149,8 68,4 133,2 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 КОЛ 100,0 78,6 199,3 120,6 149,6 68,6 99,3 20,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/1 101,3 55,4 187,4 131,9 149,1 68,4 86,1 30,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5 100,0 58,7 189,0 130,3 149,2 68,5 89,0 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 119/1с,2с 98,6 77,3 198,6 121,3 149,7 68,5 100,0 22,7
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 105 102,0 103,5 238,8 135,3 149,9 68,4 136,8 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 106 101,0 101,3 237,6 136,3 149,9 68,4 136,6 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ЦТП П 15А 104,0 53,8 186,5 132,8 148,4 69,2 82,5 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ЦТП З 13б 100,0 51,5 185,3 133,8 149,1 69,5 85,3 33,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/3 100,1 57,4 188,4 131,0 149,2 68,4 88,3 30,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/17А 100,5 74,9 197,4 122,4 148,6 68,8 96,9 22,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/4 99,0 75,4 197,6 122,2 149,2 68,7 98,6 23,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211 99,0 76,3 198,0 121,8 149,4 68,6 99,0 22,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 212 99,3 76,0 197,9 121,9 149,4 68,6 98,6 22,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/11-1 100,0 74,2 197,0 122,8 148,1 69,1 97,0 22,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/14 100,0 75,1 197,4 122,3 149,2 69,3 97,4 22,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/10 101,0 74,9 197,4 122,4 149,1 68,8 96,4 21,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 213 99,0 75,8 197,8 122,0 149,4 68,7 98,8 23,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/2 99,0 75,7 197,7 122,0 149,3 68,9 98,7 23,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/15 100,0 75,1 197,4 122,3 148,9 68,0 97,4 22,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935 103,9 54,3 186,6 132,3 148,9 68,9 82,7 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/4 103,2 50,2 184,5 134,3 148,8 69,1 81,3 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 941 103,5 54,3 186,6 132,3 149,2 68,9 83,1 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938 104,0 54,2 186,6 132,4 148,6 68,7 82,6 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/11 101,0 75,0 197,4 122,4 149,1 68,8 96,4 21,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 939 104,0 54,2 186,6 132,4 148,9 68,6 82,6 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/4 104,0 53,5 186,2 132,7 148,7 69,3 82,2 28,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/12 100,5 75,1 197,4 122,4 149,2 68,8 96,9 21,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940 104,0 54,2 186,6 132,4 149,2 68,9 82,6 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 937 104,0 54,2 186,6 132,4 148,7 68,6 82,6 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/1Л 104,0 54,0 186,5 132,5 149,1 69,0 82,5 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/8 99,2 62,6 191,0 128,4 149,3 68,5 91,8 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ЦТП Ст 16а 99,7 57,0 188,1 131,1 148,7 69,4 88,4 31,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/9 98,7 64,9 192,2 127,3 149,3 68,6 93,5 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/7 99,7 61,4 190,4 129,0 149,2 68,5 90,7 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/9-1 98,7 64,0 191,7 127,7 148,9 69,5 93,0 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/6 101,1 74,2 197,0 122,8 148,7 68,8 95,9 21,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 261/7-1 103,0 74,4 197,1 122,7 146,5 67,4 94,1 19,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9-1л 100,7 73,7 196,7 123,0 148,5 68,7 96,0 22,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/3-1 104,4 73,6 196,7 123,0 147,8 69,0 92,2 18,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9-1 102,8 72,1 195,9 123,8 148,7 69,4 93,0 21,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/2-1 102,5 72,4 196,0 123,6 147,9 69,0 93,6 21,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 256/2Л-3-1 102,0 52,6 185,9 133,3 147,7 68,7 83,9 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 КРП 13/2 102,1 52,4 185,8 133,4 147,7 68,7 83,7 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 до ж б 102,3 53,2 186,2 133,0 147,8 68,7 83,9 30,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2Л-3 103,0 53,8 186,5 132,8 148,0 68,6 83,6 29,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256ВПРАВО 102,0 54,8 187,0 132,3 149,1 68,3 85,0 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256 101,9 55,1 187,2 132,1 149,1 68,3 85,3 30,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256ВЛЕВО 102,0 54,8 187,0 132,3 149,1 69,1 85,0 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/1Л 102,0 54,5 186,9 132,4 149,0 69,1 84,9 30,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/6 99,6 60,6 190,0 129,4 149,2 68,5 90,4 29,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2 100,4 57,0 188,2 131,1 149,2 68,4 87,8 30,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/1-1л 101,0 52,0 185,6 133,6 149,0 69,5 84,6 32,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-4 100,0 45,4 182,1 136,8 148,5 68,8 82,2 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-3 99,4 45,8 182,4 136,6 148,8 68,7 82,9 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-2 99,4 46,1 182,5 136,4 149,1 69,1 83,1 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-5 100,0 45,1 182,0 136,9 148,2 68,9 82,0 36,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/4-1 100,0 53,0 186,1 133,1 147,9 69,0 86,1 33,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-1 99,6 51,6 185,4 133,7 149,2 69,2 85,8 34,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/6-1 99,8 59,4 189,4 130,0 148,1 69,1 89,6 30,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/1-1 101,6 52,4 185,8 133,4 149,0 69,5 84,2 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2Л 102,0 54,0 186,7 132,6 149,0 69,1 84,7 30,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/12А 100,3 75,1 197,4 122,3 149,2 68,8 97,1 22,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 /17а-2 99,0 74,7 197,2 122,5 148,5 69,2 98,2 23,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/13 100,0 75,2 197,5 122,3 149,2 68,9 97,5 22,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 /17А-1 99,0 74,8 197,3 122,5 148,5 69,1 98,3 23,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/5 99,3 75,3 197,5 122,2 149,1 68,7 98,3 23,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/16 100,2 75,1 197,4 122,3 148,2 68,3 97,2 22,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-1 99,9 75,7 197,7 122,0 149,4 68,6 97,8 22,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 212А 99,4 76,0 197,9 121,9 149,2 69,6 98,5 22,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/1 99,0 76,1 197,9 121,9 149,4 68,9 98,9 22,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 213/1а 99,1 75,5 197,6 122,1 149,3 68,9 98,5 23,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/10-1 101,0 74,0 196,9 122,9 148,8 69,4 95,9 21,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 #63 99,0 73,2 196,4 123,3 149,4 68,6 97,4 24,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 215 99,3 75,7 197,8 122,0 149,4 68,6 98,4 22,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-3 98,4 70,6 195,1 124,5 149,3 68,6 96,7 26,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/14-1 99,7 72,8 196,2 123,5 149,0 69,5 96,5 23,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-1 99,2 73,0 196,3 123,3 149,4 68,6 97,2 24,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/11-1л 100,8 73,7 196,7 123,0 149,0 69,5 95,9 22,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 214 99,0 75,8 197,8 122,0 149,4 68,6 98,8 23,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-2 99,2 72,6 196,1 123,5 149,4 68,6 96,9 24,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/17 100,0 75,0 197,4 122,4 148,6 68,8 97,4 22,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 #64 99,0 73,5 196,6 123,1 149,4 68,6 97,6 24,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/3 99,0 75,6 197,7 122,1 149,3 69,0 98,7 23,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/7 99,5 75,1 197,4 122,3 148,9 68,8 97,9 22,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/6 99,0 75,2 197,5 122,3 149,0 68,8 98,4 23,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/12б 100,2 75,1 197,4 122,3 149,2 68,8 97,2 22,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/16А 99,8 75,1 197,4 122,3 148,6 68,8 97,6 22,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 123 101,0 71,8 195,7 123,9 149,6 68,5 94,7 22,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 122/1с,2с 98,5 73,1 196,4 123,3 149,6 68,5 97,9 24,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 121/1в,2в 98,4 74,0 196,9 122,8 149,6 68,5 98,5 24,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК120 98,0 75,6 197,7 122,1 149,6 68,5 99,7 24,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 207 99,0 76,7 198,3 121,6 149,5 68,6 99,3 22,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 208 99,0 76,6 198,2 121,6 149,5 68,6 99,2 22,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 210 99,0 76,4 198,1 121,7 149,5 68,6 99,1 22,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 209 99,0 76,5 198,2 121,7 149,5 68,6 99,2 22,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 206 99,0 77,0 198,4 121,4 149,5 68,6 99,4 22,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9Б-8 98,1 68,4 194,0 125,6 149,2 69,5 95,8 27,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9 98,0 66,9 193,1 126,3 148,8 68,5 95,1 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9а 98,0 66,8 193,1 126,3 148,8 68,5 95,1 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9Б-9 98,0 67,9 193,7 125,8 149,1 69,6 95,7 27,8

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1649



1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/10 98,4 65,7 192,6 126,9 149,3 68,6 94,2 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-4А 98,0 68,1 193,8 125,7 149,3 68,6 95,8 27,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 256/8-1 99,2 62,3 190,8 128,6 149,2 69,6 91,6 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/8а 98,0 66,9 193,2 126,3 148,9 68,5 95,2 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/7 99,0 67,0 193,2 126,2 149,2 68,3 94,2 27,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/7а 98,0 67,0 193,2 126,2 149,1 68,4 95,2 28,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/8 98,0 66,9 193,2 126,2 149,0 68,4 95,2 28,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 125/1в,2в 100,0 68,1 193,8 125,7 149,5 68,5 93,8 25,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 124/1с,2с 98,7 70,1 194,8 124,7 149,6 68,5 96,1 26,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9Б-7 98,1 68,4 193,9 125,6 149,1 69,6 95,8 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-5 98,0 67,8 193,6 125,9 149,3 68,5 95,6 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9Б-6 98,0 68,4 193,9 125,6 70,0 35,9 95,9 27,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/13 98,0 67,2 193,4 126,1 149,3 68,6 95,4 28,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/9-1л 98,9 63,8 191,6 127,8 149,3 69,6 92,7 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-6а 98,0 66,7 193,1 126,3 149,1 68,6 95,1 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/9-2л 98,9 60,4 189,9 129,4 149,2 69,6 91,0 30,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/12 98,1 66,5 193,0 126,5 149,3 68,6 94,8 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/11 98,0 66,3 192,9 126,6 149,3 68,6 94,8 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-4 98,0 69,2 194,4 125,2 149,3 68,6 96,4 27,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9Б 98,0 66,8 193,1 126,3 148,7 68,5 95,1 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-6 98,0 66,8 193,1 126,3 149,2 68,6 95,1 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК117 100,0 77,9 225,1 147,2 149,7 68,5 125,1 47,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Кар 14 99,0 74,3 197,0 122,7 148,4 69,2 98,0 23,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 201 100,5 78,4 199,1 120,7 149,6 68,6 98,7 20,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/19 99,7 74,9 197,3 122,4 147,6 68,3 97,6 22,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/9 103,0 49,8 184,3 134,5 147,7 68,8 81,3 31,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Жук 30 102,8 49,7 184,3 134,5 148,4 69,2 81,4 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/6 102,0 47,1 182,9 135,8 149,1 69,1 80,9 33,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/6-2 100,0 72,3 196,0 123,7 148,2 69,1 96,0 23,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Вол12б 103,0 49,7 184,2 134,6 148,3 69,2 81,2 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/7 102,0 45,0 181,8 136,8 149,0 69,2 79,8 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Вол6/55 101,8 43,6 181,1 137,5 148,3 69,2 79,3 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П2 100,0 76,9 224,6 147,7 149,7 68,5 124,6 47,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 118б 99,0 74,8 223,5 148,7 149,7 68,5 124,5 49,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ШП 99,0 74,7 223,4 148,7 149,7 68,5 124,4 49,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118 99,0 75,7 224,0 148,2 149,7 68,5 125,0 49,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118а 99,0 75,0 223,6 148,6 149,7 68,5 124,6 49,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/8 102,0 44,2 181,4 137,2 148,6 69,1 79,4 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/7 102,8 49,9 184,3 134,5 148,5 69,0 81,6 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/5 102,0 47,6 183,2 135,6 149,1 69,1 81,2 33,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/8 103,0 49,8 184,3 134,5 148,4 69,0 81,3 31,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 950/4-8 102,0 48,3 183,5 135,2 148,2 68,6 81,5 33,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 946/7-1 101,8 44,4 181,5 137,1 148,9 69,5 79,7 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ШП ТМ9 103,1 60,5 189,8 129,3 111,1 53,1 86,7 26,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 907 104,0 60,5 189,8 129,3 146,1 63,5 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908/2 103,4 60,5 189,8 129,3 145,3 65,1 86,4 25,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 901 103,0 60,5 189,8 129,3 141,2 65,8 86,8 26,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 906 104,0 60,5 189,8 129,3 144,8 64,1 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/3 104,0 60,5 189,8 129,3 113,3 49,2 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/6 102,6 49,9 184,3 134,5 148,6 68,9 81,7 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/5 102,5 49,9 184,4 134,4 148,7 68,9 81,9 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/4А 103,9 60,5 189,8 129,3 123,6 44,8 85,9 25,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/2 103,6 60,5 189,8 129,3 110,1 50,6 86,2 25,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/1 101,7 56,2 187,6 131,4 149,4 69,0 85,9 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944/2 101,0 52,3 185,6 133,3 149,2 69,5 84,6 32,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 942 102,8 54,4 186,7 132,3 149,3 68,8 83,9 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/2 100,8 59,6 189,4 129,8 149,5 69,0 88,6 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/3А 104,0 60,5 189,8 129,3 118,3 47,1 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943 102,0 54,6 186,8 132,2 149,4 69,0 84,8 30,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944/1-1 102,0 51,3 185,1 133,8 148,8 69,3 83,1 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/4 100,0 63,7 191,5 127,8 149,5 69,0 91,5 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3-1А 100,3 60,5 189,8 129,4 149,4 69,5 89,5 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3 100,0 61,2 190,2 129,0 149,5 69,0 90,2 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/2 102,8 50,7 184,8 134,0 149,2 69,3 82,0 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/1 102,1 51,1 185,0 133,9 149,3 69,3 82,9 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/2 102,7 49,8 184,3 134,5 149,3 69,3 81,6 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/3 102,9 50,3 184,5 134,3 149,1 69,3 81,7 31,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/4 102,3 48,9 183,8 134,9 149,2 69,1 81,5 32,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944/1 101,8 52,8 185,9 133,0 149,3 69,4 84,1 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 911 104,8 60,5 189,8 129,3 147,3 65,6 85,0 24,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/6 104,0 60,5 189,8 129,3 130,7 41,7 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 945 103,0 52,3 185,6 133,3 149,3 69,0 82,6 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/8 104,9 60,5 189,8 129,3 137,6 38,6 84,9 24,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908/3 104,0 60,5 189,8 129,3 144,5 65,4 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946 102,6 51,5 185,2 133,7 149,3 69,0 82,5 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/7 104,5 60,5 189,8 129,3 134,4 40,1 85,3 24,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 948 102,0 51,1 185,0 133,9 149,3 68,9 83,0 31,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944 102,0 53,7 186,3 132,6 149,4 69,0 84,3 30,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/5 103,0 47,3 183,0 135,7 148,7 69,2 80,0 32,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 до ТК-1 102,0 50,0 184,4 134,4 148,3 68,7 82,4 32,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/1л-1 101,8 49,7 184,3 134,5 148,1 68,7 82,5 32,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 947/1л 102,0 50,8 184,8 134,0 148,9 68,4 82,8 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/6 103,0 46,8 182,8 135,9 148,5 68,6 79,8 32,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/2 103,0 50,0 184,4 134,4 148,9 69,0 81,4 31,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951/3 105,0 49,4 184,1 134,7 148,5 69,0 79,1 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951 103,9 50,3 184,6 134,2 148,7 68,9 80,7 30,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 950/1а 103,1 50,1 184,4 134,4 149,0 69,0 81,3 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/2-1 103,0 48,5 183,6 135,1 148,8 69,4 80,6 32,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 КРП 103,8 50,2 184,5 134,3 146,7 68,4 80,7 30,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/3 102,5 49,9 184,4 134,4 148,7 69,0 81,9 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/2а 102,9 50,0 184,4 134,4 148,9 68,9 81,5 31,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/4 102,4 49,9 184,4 134,4 148,7 69,0 82,0 32,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 949 102,0 50,7 184,8 134,0 149,2 69,0 82,8 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ІТП Волк 8 103,0 49,6 184,2 134,6 147,6 68,8 81,2 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9-3л 100,0 72,0 195,8 123,9 147,9 69,0 95,8 23,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9-2л 100,2 72,9 196,3 123,4 148,2 68,8 96,1 23,2
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116Б/10 104,4 58,6 188,8 130,2 143,6 62,1 84,4 25,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 110 105,0 50,8 184,8 134,0 132,8 52,1 79,8 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 108 104,0 50,8 184,8 134,0 126,7 54,9 80,9 30,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 106 104,0 50,8 184,8 134,0 122,6 56,7 80,8 30,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 116 104,3 52,1 185,5 133,4 148,2 68,4 81,1 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 113 104,0 50,8 184,8 134,0 142,3 47,7 80,8 30,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 115 103,0 50,8 184,8 134,0 148,1 68,4 81,9 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 114 103,1 50,8 184,8 134,0 146,0 46,0 81,7 30,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923/2 103,7 56,6 187,8 131,2 148,6 69,0 84,1 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923/1 104,1 58,4 188,7 130,3 148,9 68,9 84,7 26,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923/3 103,0 54,6 186,8 132,2 148,3 69,2 83,8 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923/1А 104,0 56,8 187,9 131,1 148,7 69,0 83,9 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923/1Б 104,1 58,5 188,8 130,3 149,0 68,9 84,7 26,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Мал 11 104,1 55,3 187,1 131,8 148,6 69,2 83,0 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Мал 21 103,0 56,1 187,5 131,4 148,6 69,2 84,5 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/1 105,7 56,7 187,9 131,1 148,8 68,6 82,2 25,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ЦТП Мал13А 103,9 55,2 187,1 131,8 148,6 69,3 83,1 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ТП Мал 19А 103,0 55,8 187,4 131,6 148,6 69,3 84,4 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Брат10 102,0 53,0 185,9 133,0 148,3 69,0 83,9 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 691074 103,0 53,8 186,3 132,6 148,6 69,0 83,3 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/6 105,0 57,2 188,1 130,9 148,6 69,1 83,1 25,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926 104,0 57,2 188,1 130,9 149,2 68,9 84,1 26,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Міл 7А 104,0 53,9 186,4 132,5 148,7 69,4 82,4 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/2 104,0 57,7 188,4 130,7 149,1 69,2 84,4 26,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Кіото5 105,0 57,1 188,1 131,0 148,5 69,3 83,1 26,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Мал 33 101,0 57,0 188,0 131,0 148,6 69,2 87,0 30,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ввід ЦТП 103,9 54,6 187,0 132,3 148,6 69,3 83,1 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП К 1/10 103,0 53,5 186,4 132,9 148,4 69,2 83,4 29,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Мал31А 101,0 56,9 187,9 131,1 148,6 69,3 86,9 30,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Жук 15 103,0 46,2 182,4 136,3 147,4 68,7 79,4 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Ш.А 16А 103,0 48,5 183,6 135,1 148,2 68,9 80,6 32,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/7 103,6 44,5 181,6 137,1 148,5 69,3 78,0 33,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 690211 104,0 38,9 178,7 139,8 145,5 67,9 74,7 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 690038 102,7 45,5 182,1 136,6 148,1 69,1 79,4 33,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН А.19 102,6 45,8 182,2 136,5 148,1 69,1 79,6 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/5-1 102,7 47,0 182,8 135,9 148,6 68,8 80,1 33,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН 16 103,0 45,0 181,8 136,8 148,3 69,2 78,8 33,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/3 103,0 50,8 184,8 134,0 148,0 68,1 81,8 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/5 104,0 52,5 185,7 133,2 148,5 69,0 81,7 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ЦТП 20А 104,0 52,2 185,5 133,4 148,3 69,2 81,5 29,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/4 104,0 52,9 185,9 133,0 148,6 69,0 81,9 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/2 103,0 51,5 185,2 133,7 148,5 68,4 82,2 30,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Ш.А 14 103,0 48,9 183,8 135,0 147,6 68,3 80,8 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Міл 7 104,0 55,1 187,0 132,0 148,6 69,3 83,0 28,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 927 104,0 56,8 187,9 131,1 149,1 68,8 83,9 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Ш.А 8А 104,7 53,9 186,4 132,5 148,8 69,2 81,7 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/3 104,0 53,4 186,1 132,8 148,6 68,9 82,1 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/8 104,0 51,7 185,3 133,6 148,1 68,5 81,3 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12А2 103,0 61,7 190,4 128,8 148,4 69,0 87,4 25,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/7 104,0 51,7 185,3 133,6 148,3 68,5 81,3 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12А1 103,2 61,8 190,5 128,7 148,5 68,9 87,3 25,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/9 104,0 51,6 185,2 133,6 148,0 68,6 81,2 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Мир 25 102,6 61,5 190,3 128,9 148,1 69,1 87,7 26,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/6 104,0 51,8 185,3 133,6 148,5 69,0 81,3 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Брат34 104,0 50,8 184,8 134,0 147,5 68,8 80,8 30,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН А 17А 103,4 49,7 184,3 134,5 148,6 69,3 80,9 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/3 104,3 53,7 186,3 132,6 148,8 69,2 82,0 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/2 104,2 50,9 184,9 134,0 148,3 68,7 80,7 29,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/1Л 104,0 53,1 186,0 132,9 148,5 68,8 82,0 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН-Ал 13 104,0 51,2 185,0 133,8 148,7 69,4 81,0 29,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/1 104,7 54,1 186,5 132,4 149,1 69,2 81,8 27,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ІТП Міл17В 104,0 52,9 185,9 133,0 148,4 69,2 81,9 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 936 104,0 54,2 186,6 132,4 148,8 68,6 82,6 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 691318 105,8 46,2 182,5 136,2 147,9 69,0 76,7 30,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Алейх 7 103,7 53,0 186,0 132,9 148,8 69,4 82,3 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Міл 30 104,0 51,7 185,3 133,6 148,3 68,9 81,3 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 690531 104,7 46,7 182,7 136,0 147,3 68,7 78,1 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Міл 17 104,0 50,7 184,8 134,1 148,3 69,2 80,8 30,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935ЦТП-10 104,0 51,7 185,3 133,6 148,6 69,3 81,3 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/3 103,2 50,1 184,4 134,4 148,0 68,7 81,2 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 690278 104,0 52,5 185,7 133,2 148,5 69,3 81,7 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БНКурчат 4 104,0 50,1 184,5 134,3 147,7 68,9 80,5 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/4Л 104,9 51,2 185,0 133,8 148,1 68,8 80,2 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН-5Ліс 4А 101,0 59,6 189,4 129,8 149,0 69,5 88,4 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН2 Курч8 104,3 51,9 185,4 133,5 148,1 69,1 81,1 29,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН 44/2 100,4 59,6 189,4 129,8 149,4 69,7 89,0 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-9 103,0 58,7 188,9 130,2 148,5 69,3 85,9 27,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ІТП Курч 7 104,0 52,9 185,9 133,0 148,6 69,0 81,9 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/3Л 104,0 53,5 186,2 132,7 148,9 68,8 82,2 28,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/5Л 104,3 50,8 184,8 134,0 147,9 68,8 80,5 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН2 Курч 3 103,9 53,1 186,0 132,9 148,2 69,1 82,1 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Жук 24 102,3 49,8 184,3 134,5 148,6 69,4 82,0 32,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Міл42А 101,0 51,9 185,4 133,5 149,1 69,6 84,4 32,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ІТП Міл 42 102,0 52,1 185,5 133,4 149,0 69,2 83,5 31,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Лісн 11 101,0 54,6 186,8 132,2 149,1 69,6 85,8 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП-1Лісн3 100,8 60,5 189,9 129,3 148,8 69,4 89,0 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/1-1 101,0 55,2 187,1 131,9 149,2 69,3 86,1 30,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 690455 101,5 51,8 185,3 133,6 148,1 69,1 83,8 32,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН-3 23 103,0 53,1 186,0 132,9 148,8 69,4 83,0 29,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/1 102,6 51,2 185,0 133,8 149,3 69,3 82,4 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Жук45А 102,0 48,2 183,5 135,3 149,1 69,6 81,5 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП 40/16 103,5 53,4 186,1 132,8 148,7 69,4 82,7 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 690294 103,5 45,4 182,0 136,6 147,7 68,9 78,5 33,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН4Курч 23 103,0 47,1 182,9 135,8 148,7 69,4 79,9 32,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947 102,0 51,3 185,1 133,8 149,3 69,0 83,0 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/3 102,5 49,3 184,1 134,7 149,2 69,2 81,5 32,2
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Курч 11 103,9 53,4 186,2 132,8 148,6 69,3 82,3 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Лісн17Б 103,0 49,6 184,2 134,6 149,2 69,6 81,2 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ІТП-К 21 103,1 45,8 182,2 136,5 147,9 68,8 79,1 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/4 103,0 49,2 184,0 134,8 149,0 69,1 81,0 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН 5 Л 22 103,0 50,1 184,5 134,4 149,1 69,6 81,5 31,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ІТП Л-29 102,0 50,0 184,4 134,4 148,3 68,6 82,4 32,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951/2 104,8 49,6 184,2 134,6 148,5 69,0 79,4 29,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Вол 24 105,0 49,2 184,0 134,8 148,4 69,2 79,0 29,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ІТП Ліс 35 103,1 49,2 184,0 134,8 149,0 69,5 80,9 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950 103,0 50,4 184,6 134,2 149,1 68,9 81,6 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Лісн 31 103,0 49,6 184,2 134,6 148,8 69,4 81,2 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 104 101,3 105,8 240,0 134,2 149,9 68,4 138,7 32,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ІТП Ліс 41 104,7 49,4 184,1 134,7 148,5 69,1 79,4 29,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП Вол20А 104,3 46,4 182,5 136,2 148,1 69,1 78,3 31,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК 101 105,6 112,1 243,4 131,3 150,0 68,4 137,8 25,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 УТ2 105,9 112,3 243,5 131,2 150,0 68,4 137,5 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/1 103,0 50,2 184,5 134,3 149,0 69,0 81,5 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951/1 104,0 50,3 184,5 134,3 148,7 68,9 80,5 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 УТ6 106,0 114,3 244,6 130,3 150,0 68,4 138,6 24,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С0 Дрос ТМ-1 106,0 116,9 245,9 129,0 150,0 68,3 139,9 23,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 103 102,0 107,8 241,1 133,3 149,9 68,4 139,1 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 102 102,1 109,7 242,1 132,4 149,9 68,4 140,1 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/2Л 103,7 53,6 186,3 132,7 149,0 69,1 82,6 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/1Л 104,0 54,4 186,7 132,3 149,0 69,1 82,7 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/1 104,0 55,3 187,1 131,8 149,0 68,8 83,1 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 932 103,4 54,7 186,8 132,1 149,0 68,9 83,5 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 933 103,1 54,6 186,8 132,2 149,0 68,9 83,7 29,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/2 104,0 53,7 186,3 132,6 148,7 68,9 82,3 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/1 103,0 54,2 186,6 132,4 148,9 68,8 83,6 29,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 931 104,0 55,0 187,0 132,0 149,0 68,8 83,0 28,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4-3 104,0 48,7 183,7 135,0 148,6 68,9 79,7 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/3-1 103,0 47,1 182,9 135,8 147,2 68,5 79,9 32,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/6А 103,3 45,2 181,9 136,7 148,5 69,3 78,6 33,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10-4 104,0 40,6 179,5 139,0 145,8 67,8 75,5 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ввідШ.А 16 102,0 47,6 183,2 135,6 148,1 69,1 81,2 33,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/6 102,7 45,6 182,1 136,5 148,5 69,2 79,5 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/5 103,0 47,5 183,1 135,6 148,7 69,0 80,1 32,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10-3 102,0 44,4 181,5 137,1 146,3 67,5 79,5 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/8 102,0 47,8 183,3 135,5 148,1 68,2 81,3 33,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/9 102,0 47,6 183,2 135,6 147,9 68,3 81,2 33,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/7 102,0 48,1 183,4 135,3 148,2 68,2 81,4 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/5 103,4 49,1 183,9 134,8 148,8 68,5 80,6 31,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4-1 103,8 49,2 184,0 134,8 148,7 68,8 80,2 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4 103,7 49,5 184,1 134,7 148,8 68,6 80,4 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10-1 103,0 46,2 182,4 136,3 147,2 67,1 79,4 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/6 103,5 48,8 183,8 135,0 148,6 68,0 80,3 31,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4-2 104,2 48,9 183,8 135,0 148,7 68,8 79,6 30,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921А 105,0 60,5 189,8 129,3 149,2 66,5 84,8 24,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-3 100,0 54,4 186,9 132,5 147,9 67,6 86,9 32,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) Вузол1 105,6 115,4 245,2 129,7 150,0 68,4 139,6 24,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4-4 102,0 47,9 183,3 135,4 148,2 69,0 81,3 33,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10 102,8 47,2 183,0 135,8 147,7 67,8 80,2 33,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10-2 102,8 45,7 182,2 136,5 147,0 67,2 79,4 33,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/5А 103,0 48,9 183,8 135,0 148,6 68,0 80,8 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-16 104,8 61,5 190,4 128,8 148,5 68,4 85,5 24,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/1Л 103,0 54,4 186,8 132,5 148,6 68,7 83,8 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226 103,6 55,1 187,2 132,1 148,7 68,8 83,6 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 229 103,0 54,7 187,0 132,4 148,5 68,7 84,0 29,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-16а 102,0 61,4 190,3 128,9 148,5 68,4 88,3 26,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 228 103,0 54,8 187,1 132,3 148,6 68,6 84,1 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 227 103,2 54,9 187,1 132,2 148,6 68,7 84,0 29,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 225 103,2 55,5 187,3 131,8 148,7 68,8 84,1 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП 33 31А 101,0 57,0 188,0 131,0 148,6 69,3 87,0 30,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 227/1 104,0 54,6 187,0 132,4 148,5 69,3 83,0 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/3 104,0 56,4 187,7 131,3 148,9 69,0 83,7 27,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 136 104,0 61,6 190,4 128,8 149,3 68,5 86,4 24,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/1 103,8 57,0 188,0 131,0 149,1 69,0 84,3 27,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/4 104,7 57,5 188,3 130,8 148,9 69,0 83,5 26,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П-4 103,4 61,8 190,5 128,7 149,3 68,4 87,0 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-4 101,1 61,1 190,1 129,0 148,4 68,5 89,0 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/1 104,8 60,8 190,0 129,2 149,3 68,4 85,1 24,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-17 101,5 61,3 190,2 128,9 148,4 68,5 88,7 27,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-18 101,0 61,2 190,2 129,0 148,4 68,5 89,2 28,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 133 101,4 62,4 190,8 128,4 149,3 68,4 89,4 27,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 132 102,0 63,1 191,2 128,1 149,4 68,4 89,2 26,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 134 102,4 62,1 190,6 128,6 149,3 68,4 88,2 26,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/6 102,1 53,6 186,2 132,7 148,4 69,0 84,2 30,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до 925/5 104,0 54,0 186,5 132,5 148,7 68,9 82,5 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/2 104,0 56,7 187,9 131,1 149,0 69,0 83,9 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП 7А 104,0 54,0 186,5 132,5 148,7 69,0 82,5 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/7 102,1 52,9 185,9 133,0 148,1 69,1 83,8 30,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/4 104,0 54,2 186,6 132,3 148,8 69,1 82,6 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до 926/7 102,0 53,0 185,9 133,0 148,3 69,0 83,9 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до ТК926/6 102,9 53,7 186,3 132,6 148,6 68,9 83,4 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до буд.8 102,0 51,4 185,1 133,7 148,2 69,1 83,1 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП 10 102,0 53,5 186,2 132,7 148,4 69,0 84,2 30,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/7 103,1 57,1 188,1 131,0 148,0 69,1 84,9 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/3 103,6 61,5 190,4 128,8 149,3 68,5 86,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/2 104,4 61,5 190,3 128,9 149,3 68,4 85,9 24,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/3 104,3 57,7 188,4 130,7 149,0 69,0 84,1 26,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/4 102,0 61,1 190,1 129,0 149,2 68,5 88,1 27,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921А 105,0 60,5 189,8 129,3 149,2 66,7 84,8 24,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 136К 104,0 61,7 190,4 128,7 149,3 68,4 86,4 24,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/5 103,5 53,9 186,4 132,5 148,7 68,9 82,9 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921 105,0 60,5 189,8 129,3 149,2 68,4 84,8 24,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/7-1 101,5 58,7 188,9 130,2 148,8 69,2 87,4 28,7
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/6а 101,0 60,0 189,6 129,5 148,9 68,5 88,6 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 223 104,0 56,5 187,7 131,2 148,8 68,3 83,7 27,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 КРП Мал 11 104,4 55,2 187,0 131,9 148,4 69,2 82,6 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/9 104,4 57,2 188,1 130,9 148,8 68,4 83,6 26,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/8А 104,0 57,5 188,3 130,7 148,8 68,5 84,3 26,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/7-2 101,0 58,0 188,5 130,5 148,7 69,2 87,5 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222 105,0 56,9 187,9 131,0 148,8 68,4 83,0 26,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/8А-1 104,0 57,3 188,1 130,8 148,8 69,3 84,1 26,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222б 104,6 56,8 187,8 131,1 148,8 68,3 83,2 26,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222а 105,0 56,8 187,9 131,1 148,8 68,3 82,9 26,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/7-3 101,0 57,5 188,2 130,8 148,7 69,3 87,2 29,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/8 102,0 58,3 188,7 130,4 148,8 68,5 86,7 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП-21 103,0 55,9 187,4 131,5 148,5 69,3 84,4 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП Мал19А 103,0 56,1 187,5 131,4 148,7 69,3 84,5 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 622/27 99,6 56,1 187,5 131,4 147,6 68,6 87,9 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП 33 101,0 56,5 187,8 131,2 148,4 69,3 86,8 30,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 КРП 11 13А 104,0 55,3 187,1 131,8 148,6 69,3 83,1 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/7 101,2 58,9 189,0 130,1 148,9 68,5 87,8 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 224 103,1 56,2 187,5 131,2 148,7 68,3 84,4 28,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5 102,0 61,1 190,1 129,1 148,9 68,5 88,1 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 913 104,0 60,5 189,8 129,3 147,7 65,5 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 912 104,0 60,5 189,8 129,3 147,5 65,6 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/6 101,0 60,5 189,8 129,3 148,9 68,5 88,8 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 919 104,0 60,5 189,8 129,3 149,0 66,6 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/1 104,0 60,3 189,7 129,4 149,1 67,0 85,7 25,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924 104,0 58,4 188,7 130,3 149,2 68,9 84,7 26,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 111 105,0 50,8 184,8 134,0 136,7 50,3 79,8 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 919б 104,0 60,5 189,8 129,3 149,1 66,6 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 925 103,1 57,9 188,5 130,6 149,2 68,9 85,3 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/3 104,0 59,8 189,5 129,7 148,7 67,2 85,5 25,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 920 104,0 60,5 189,8 129,3 149,1 66,6 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/1а 105,0 60,5 189,8 129,3 149,2 67,0 84,8 24,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923 104,0 58,8 188,9 130,1 149,2 68,9 84,9 26,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 922 104,4 59,7 189,4 129,7 149,2 68,9 85,1 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/5 103,7 59,7 189,4 129,7 148,6 67,2 85,7 26,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/4 104,0 59,7 189,4 129,7 148,7 67,2 85,4 25,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/2 104,9 60,1 189,6 129,5 148,9 67,1 84,7 24,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/1 104,0 58,1 188,6 130,5 149,1 69,1 84,6 26,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921А/11 102,0 59,3 189,2 129,9 148,3 67,4 87,2 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 117 103,0 59,2 189,2 129,9 148,3 67,4 86,2 26,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116А 105,0 58,4 188,7 130,3 148,2 68,4 83,7 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921А/10 102,0 59,3 189,2 129,9 148,4 67,3 87,2 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116Б 103,5 59,2 189,1 129,9 148,2 67,4 85,6 26,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/2 104,8 59,0 189,1 130,0 146,9 60,7 84,3 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/7 102,6 59,6 189,3 129,8 148,5 67,3 86,7 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/6 103,2 59,6 189,4 129,7 148,6 67,2 86,1 26,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/1 102,5 59,1 189,1 130,0 147,6 60,4 86,6 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/9 101,4 59,5 189,3 129,8 148,5 67,3 87,9 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 112 104,5 50,8 184,8 134,0 139,1 49,2 80,3 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/8 102,0 59,5 189,3 129,8 148,5 67,3 87,3 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 918А 104,1 60,5 189,8 129,3 148,8 66,7 85,7 25,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 918 104,3 60,5 189,8 129,3 148,7 66,8 85,5 25,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 914 104,0 60,5 189,8 129,3 148,0 65,3 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 105 104,5 50,8 184,8 134,0 46,2 24,2 80,3 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 917 104,6 60,5 189,8 129,3 148,7 66,8 85,2 24,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/8А 100,3 56,3 187,6 131,3 147,5 68,8 87,3 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/8 100,3 56,3 187,6 131,3 148,2 68,4 87,4 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 915 104,2 60,5 189,8 129,3 148,1 65,3 85,6 25,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 916 104,1 60,5 189,8 129,3 148,5 66,9 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 918Б 104,0 60,5 189,8 129,3 148,9 66,7 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 107 104,0 50,8 184,8 134,0 125,6 55,4 80,8 30,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 109 104,3 50,8 184,8 134,0 128,5 54,1 80,5 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/18 104,9 58,2 188,6 130,4 139,4 63,6 83,7 25,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116Б/19 106,0 58,1 188,5 130,5 137,9 64,2 82,5 24,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/8 103,6 58,8 188,9 130,2 144,8 61,7 85,3 26,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/11 105,0 58,6 188,8 130,2 143,3 62,3 83,8 25,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 622/27-2 99,9 52,5 185,7 133,1 147,5 68,6 85,8 33,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/17 101,5 56,2 187,6 131,4 147,9 68,5 86,1 29,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 622/27-1 100,0 54,1 186,5 132,4 147,5 68,6 86,5 32,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/22 100,0 56,1 187,5 131,4 147,7 68,6 87,5 31,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/19А 100,8 56,1 187,5 131,4 147,7 68,6 86,7 30,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 622/27-4 99,0 45,7 182,1 136,5 147,3 68,7 83,1 37,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 622/27-3 99,0 47,2 182,9 135,7 147,4 68,7 83,9 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/12 103,5 58,5 188,8 130,3 142,4 62,3 85,3 26,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/9 103,8 58,7 188,9 130,2 144,1 61,9 85,1 26,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/10а 105,0 58,6 188,8 130,2 143,5 62,2 83,8 25,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/5 105,0 58,9 189,0 130,1 146,0 61,1 84,0 25,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/7 104,0 58,8 188,9 130,1 145,3 61,5 84,9 26,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Дарн 7 102,0 55,7 187,3 131,6 123,9 57,4 85,3 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-7 101,0 54,9 186,9 132,0 148,2 68,9 85,9 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/4 101,0 56,4 187,7 131,3 148,4 68,3 86,7 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Дар 9А 102,0 52,0 185,6 133,6 147,9 69,0 83,6 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л-4 102,8 53,2 186,2 133,1 137,7 61,8 83,4 30,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/3 103,0 56,5 187,7 131,2 148,5 68,3 84,7 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Мал 3 101,1 55,2 187,1 131,9 148,2 69,2 86,0 30,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-2 103,9 56,0 187,5 131,5 148,5 68,8 83,6 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232/3Л 102,9 54,5 186,9 132,4 145,7 67,9 84,0 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Ш 10 105,0 54,2 186,8 132,6 148,4 69,2 81,8 27,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232/2Л 104,0 54,5 186,9 132,4 146,4 67,6 82,9 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 230 104,0 54,6 187,0 132,4 148,5 68,6 83,0 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/6Л 102,3 52,8 186,0 133,2 148,4 69,0 83,7 30,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л 102,6 53,4 186,3 132,9 148,4 68,8 83,8 30,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232/1Л 103,1 54,5 186,9 132,4 147,0 67,4 83,8 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/10Л 101,0 50,6 184,9 134,3 148,0 69,0 83,9 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/9Л 101,5 51,3 185,3 133,9 148,2 69,0 83,8 32,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/4 105,3 58,9 189,0 130,1 146,1 61,1 83,7 24,7
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/6 105,0 58,9 189,0 130,1 145,5 61,3 84,0 25,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/13 103,0 58,5 188,8 130,3 142,2 62,4 85,8 27,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/14 103,0 58,4 188,8 130,3 141,9 62,5 85,8 27,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/15а 103,2 58,4 188,7 130,3 141,6 62,6 85,5 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/17 104,9 58,3 188,7 130,4 140,4 63,2 83,8 25,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 116б/15 103,0 58,4 188,7 130,3 141,8 62,5 85,7 27,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/12 99,8 53,5 186,4 132,9 143,9 66,4 86,6 33,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/11 99,0 53,5 186,4 132,9 144,7 66,0 87,4 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/15 99,0 53,0 186,1 133,2 143,2 66,7 87,1 34,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-3 101,0 61,3 190,2 129,0 148,8 69,1 89,3 28,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 233ЦТП ТГХ 100,3 52,5 185,9 133,4 147,9 69,0 85,6 33,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Мир 37 100,5 50,9 185,1 134,2 147,6 68,9 84,5 33,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 233 103,0 54,4 186,9 132,5 148,3 68,9 83,9 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Шал 5 103,0 54,1 186,7 132,6 148,2 69,1 83,7 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ЦТП Нав 59 99,0 54,0 186,7 132,7 147,2 68,7 87,7 33,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/2 99,2 53,8 186,5 132,8 147,4 67,9 87,3 33,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 620511 100,8 52,6 185,9 133,3 146,7 68,4 85,1 32,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Зап 14 101,0 52,8 186,0 133,2 147,6 68,9 85,0 32,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/3 99,7 53,8 186,5 132,8 147,3 66,9 86,8 33,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Н 80 102,0 54,0 186,7 132,7 146,3 68,2 84,7 30,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/1 99,0 54,0 186,7 132,6 147,5 67,9 87,7 33,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ЦТП Нав 61 99,2 53,9 186,6 132,7 147,3 68,7 87,4 33,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/6А 99,0 53,6 186,4 132,9 146,5 66,3 87,4 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 247 102,2 54,3 186,8 132,5 148,3 68,1 84,6 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/6 99,0 53,6 186,4 132,9 146,8 67,0 87,4 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП Пер 8 99,5 53,5 186,4 132,9 146,5 68,3 87,0 33,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/7 99,0 53,6 186,4 132,9 146,4 66,4 87,4 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ЦТП П 6 99,0 53,3 186,3 133,0 146,7 68,4 87,3 34,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/4 99,2 53,7 186,5 132,8 147,0 67,0 87,3 33,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ІТП Пер 16 100,1 53,9 186,6 132,7 147,2 68,4 86,5 32,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/16 104,1 58,4 188,7 130,3 141,3 62,8 84,6 26,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/4А 101,0 53,1 186,2 133,1 147,9 68,4 85,2 32,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/3 106,0 59,0 189,0 130,0 146,6 60,9 83,1 24,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/3 102,0 53,5 186,4 132,9 148,4 68,9 84,4 30,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТППер 16В 105,4 53,0 186,1 133,1 148,0 69,0 80,7 27,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 129 104,0 65,4 192,4 127,0 149,5 68,4 88,4 23,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-7 103,0 59,1 189,1 130,0 148,6 69,2 86,1 27,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/5Л 104,6 54,1 186,7 132,6 148,1 69,1 82,1 28,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП П 14 101,0 53,9 186,6 132,7 148,4 69,2 85,6 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/1 101,1 53,9 186,6 132,7 148,8 68,6 85,5 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-8 103,0 58,8 189,0 130,1 148,6 69,2 86,0 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП П 16А 101,6 53,1 186,2 133,1 148,1 69,1 84,7 31,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/2 101,2 53,6 186,5 132,8 148,5 68,9 85,3 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 620623 101,3 53,3 186,3 133,0 147,5 68,8 85,0 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/1Ла 103,7 53,7 186,3 132,6 149,0 69,1 82,6 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/4Л 101,0 54,2 186,8 132,5 148,5 68,8 85,8 31,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/1 100,7 53,9 186,6 132,7 148,6 68,8 85,9 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 910 103,0 60,5 189,8 129,3 147,2 65,7 86,8 26,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908/4 104,1 60,5 189,8 129,3 144,1 65,6 85,7 25,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/5 104,0 60,5 189,8 129,3 129,1 42,4 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/4 103,8 60,5 189,8 129,3 122,6 45,2 86,0 25,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 904 103,4 60,5 189,8 129,3 142,9 65,0 86,5 26,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 902 103,0 60,5 189,8 129,3 141,8 65,5 86,8 26,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 909 104,0 60,5 189,8 129,3 146,6 65,9 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 905 104,0 60,5 189,8 129,3 143,8 64,6 85,8 25,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908 104,0 60,5 189,8 129,3 146,4 66,1 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 903 103,0 60,5 189,8 129,3 142,3 65,3 86,8 26,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908/1 104,0 60,5 189,8 129,3 145,8 64,8 85,8 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) 490 УТ-2 103,9 60,5 189,8 129,3 61,9 32,3 86,0 25,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 237/2 100,7 52,9 186,1 133,2 147,7 68,8 85,4 32,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 237/1 100,4 54,0 186,6 132,7 147,7 68,8 86,2 32,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/10 103,5 56,3 187,6 131,3 148,1 68,4 84,1 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/6 99,7 56,3 187,6 131,3 148,3 68,4 88,0 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/11Б 102,6 56,2 187,6 131,4 148,0 68,5 85,0 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/9 102,0 56,3 187,6 131,3 148,2 68,4 85,6 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/7 100,0 56,3 187,6 131,3 148,3 68,4 87,6 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/9А 102,0 56,3 187,6 131,3 148,2 68,4 85,6 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/11А 102,8 56,2 187,6 131,3 148,0 68,5 84,8 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/11 103,2 56,2 187,6 131,3 148,1 68,5 84,4 28,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/13 103,0 56,2 187,6 131,4 148,0 68,5 84,6 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/14 102,0 56,2 187,6 131,4 147,9 68,5 85,6 29,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/5а 99,1 56,4 187,7 131,3 148,3 68,3 88,6 32,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/12 102,2 56,2 187,6 131,4 148,0 68,5 85,4 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/15 102,5 56,2 187,6 131,4 147,9 68,5 85,1 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/5 100,1 56,4 187,7 131,3 148,3 68,3 87,5 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/18 101,7 56,1 187,5 131,4 147,8 68,6 85,8 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/23 99,5 56,1 187,5 131,4 147,7 68,6 88,1 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/24 99,0 56,1 187,5 131,4 147,6 68,6 88,5 32,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/16 102,5 56,2 187,6 131,4 147,9 68,5 85,1 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/4а 100,0 64,4 191,9 127,5 149,5 69,0 91,9 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-6 101,3 55,3 187,1 131,8 148,3 68,9 85,8 30,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-17 101,0 54,3 186,6 132,3 147,5 68,8 85,6 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-3 102,7 55,8 187,4 131,5 148,5 68,9 84,7 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-8 101,0 54,7 186,8 132,1 148,2 68,9 85,8 31,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-5А 101,8 55,6 187,3 131,6 148,4 68,9 85,5 29,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-4 102,2 55,7 187,3 131,6 148,4 68,9 85,1 29,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2А 103,9 56,5 187,7 131,2 148,7 68,2 83,8 27,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/3б 101,6 56,4 187,7 131,3 148,4 68,3 86,1 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-5б 101,4 55,4 187,1 131,8 148,3 68,9 85,7 30,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-15 101,0 54,5 186,7 132,2 147,7 68,7 85,7 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/3а 102,0 56,4 187,7 131,3 148,5 68,3 85,7 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 КРП 103,0 53,0 186,1 133,1 136,2 62,5 83,1 30,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-13 101,0 54,6 186,8 132,1 148,1 68,6 85,8 31,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2 104,0 56,5 187,7 131,2 148,7 68,6 83,7 27,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-14 101,0 54,6 186,7 132,2 148,0 68,6 85,7 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-16 101,0 54,4 186,6 132,3 147,6 68,8 85,6 31,3
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-9 101,0 54,6 186,7 132,2 148,1 69,1 85,7 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л-2 102,5 53,2 186,2 133,1 144,0 59,1 83,7 30,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/3в 101,2 56,4 187,7 131,3 148,4 68,3 86,5 30,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л-3 102,7 53,2 186,2 133,1 142,2 59,9 83,5 30,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-5 102,0 55,7 187,3 131,6 148,4 68,8 85,3 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л-1 102,1 53,2 186,2 133,1 148,0 68,3 84,1 30,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-1Б 103,0 56,1 187,5 131,4 148,6 68,8 84,5 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/7Л 102,0 51,7 185,4 133,8 148,3 69,0 83,4 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 231 104,6 54,5 186,9 132,4 148,4 68,7 82,4 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 230/1 103,3 54,4 186,9 132,5 147,0 68,6 83,7 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/4Л 103,0 53,9 186,6 132,7 148,5 68,7 83,6 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/8Л 101,8 51,6 185,4 133,8 148,2 68,9 83,6 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232 105,0 54,5 186,9 132,4 148,4 68,7 81,9 27,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/2Л 103,0 54,2 186,7 132,6 148,5 68,7 83,7 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/3Л 103,0 54,1 186,7 132,6 148,5 68,7 83,7 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 129/3 103,0 56,6 187,8 131,2 148,5 69,3 84,8 28,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3-1 100,9 60,3 189,8 129,4 149,2 69,4 88,9 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 128 102,5 66,5 192,9 126,4 149,5 68,3 90,5 24,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/4Л 103,9 53,3 186,1 132,8 148,5 69,0 82,2 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/2л-1 103,0 52,8 185,9 133,0 148,8 69,4 82,9 30,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3-1-1 101,0 59,3 189,2 129,9 148,9 69,5 88,2 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 940/1Ла-5 104,0 52,8 185,9 133,0 148,6 69,2 81,9 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/1 104,0 51,8 185,3 133,5 148,4 68,7 81,3 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/9 99,4 53,6 186,4 132,9 145,8 65,6 87,1 33,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/3Л 104,4 52,0 185,4 133,4 148,2 68,8 81,0 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/13 99,0 53,3 186,3 133,0 143,6 66,5 87,3 34,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/10 99,7 53,6 186,4 132,9 145,6 65,7 86,7 33,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/14 99,0 53,1 186,2 133,1 143,4 66,6 87,2 34,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/8 99,0 53,6 186,4 132,9 146,0 65,5 87,4 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 234 103,0 54,4 186,9 132,5 148,3 67,8 83,9 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 235 103,0 54,4 186,9 132,5 148,2 67,7 83,9 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 239 97,7 54,3 186,8 132,5 147,7 67,7 89,1 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10 100,9 62,3 190,8 128,4 148,9 68,5 89,8 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-9 99,0 62,8 191,0 128,2 148,9 68,5 92,0 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-9а 99,1 62,8 191,0 128,2 148,9 68,5 91,9 29,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 238 98,8 54,4 186,8 132,5 147,8 67,7 88,1 33,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-3 100,0 62,5 190,9 128,3 148,9 68,5 90,9 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-5 101,0 60,6 189,9 129,3 148,7 69,2 88,9 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-4 101,0 61,0 190,1 129,1 148,8 69,2 89,1 28,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232а 104,0 54,5 186,9 132,4 148,4 68,8 83,0 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 237 100,0 54,4 186,9 132,5 147,9 67,8 86,9 32,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-1 100,2 61,9 190,6 128,6 148,8 69,1 90,3 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-11 101,8 62,2 190,7 128,5 148,8 68,3 88,9 26,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 236 100,7 54,4 186,9 132,5 148,0 67,8 86,2 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-2 100,6 61,6 190,4 128,8 148,8 69,1 89,8 28,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243/1л 98,0 54,1 186,7 132,6 147,1 68,1 88,7 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 242а 99,0 54,3 186,8 132,5 147,3 67,9 87,8 33,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 241 98,0 54,3 186,8 132,5 147,5 67,8 88,8 34,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/6а-1 99,0 53,5 186,4 132,9 143,1 66,7 87,4 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 240 97,2 54,3 186,8 132,5 147,6 67,8 89,6 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243/7л(8а) 99,0 45,1 182,1 137,0 146,5 68,3 83,1 38,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 244 99,0 54,3 186,8 132,5 146,6 67,3 87,8 33,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243/6л(7а) 98,2 45,8 182,4 136,6 146,7 68,3 84,2 38,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243/4л(ВТ5 98,0 48,7 183,9 135,2 146,8 68,2 85,9 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243 99,0 54,3 186,8 132,5 147,3 67,9 87,8 33,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 242 99,0 54,3 186,8 132,5 147,4 67,9 87,8 33,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/4Б 100,0 65,0 192,2 127,2 149,5 69,0 92,2 27,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/6 99,7 67,1 193,3 126,2 149,4 68,3 93,6 26,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-8 99,0 63,6 191,5 127,8 149,0 68,4 92,5 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П3 100,2 67,1 193,3 126,1 149,5 68,5 93,1 25,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 126/1с,2с 100,8 67,1 193,2 126,2 149,5 68,3 92,5 25,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-6 102,7 59,5 189,3 129,8 148,6 69,2 86,6 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-2 98,5 65,7 192,5 126,9 149,1 68,6 94,0 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-7 99,0 64,6 192,0 127,4 149,0 68,4 93,0 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ВТ-1 98,8 65,6 192,5 126,9 149,1 69,4 93,7 28,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243/4 99,3 65,1 192,2 127,1 148,9 69,5 92,9 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 246А 102,9 54,3 186,8 132,5 148,2 68,1 83,9 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 248 101,0 54,3 186,8 132,5 148,4 68,0 85,8 31,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245 99,4 54,3 186,8 132,5 147,5 67,9 87,4 33,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 246 102,2 54,3 186,8 132,5 148,1 68,2 84,6 30,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 247а 101,2 54,3 186,8 132,5 148,4 68,1 85,6 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/5 99,0 53,6 186,5 132,8 146,8 66,9 87,5 33,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ввід 14Б 101,0 52,8 186,0 133,2 147,4 68,1 85,0 32,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/4л-1 101,7 53,6 186,4 132,9 147,8 68,7 84,7 31,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 перех D 101,2 54,5 186,9 132,4 148,9 68,2 85,7 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/4 101,0 53,0 186,1 133,1 147,9 68,5 85,1 32,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/5 103,7 53,0 186,2 133,1 148,1 69,1 82,5 29,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/3Л 101,0 54,3 186,8 132,5 148,6 68,7 85,8 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/1л 100,7 54,3 186,8 132,5 148,7 68,7 86,1 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/2л 100,8 54,3 186,8 132,5 148,6 68,7 86,0 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250а 100,7 54,4 186,8 132,5 148,7 68,3 86,2 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250б 101,4 54,4 186,9 132,4 148,8 68,2 85,5 31,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250 100,7 54,3 186,8 132,5 148,7 68,3 86,1 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251 101,9 54,5 186,9 132,4 148,9 68,3 85,0 30,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251А 102,0 54,4 186,8 132,5 148,8 68,6 84,8 30,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/1А 101,8 53,7 186,5 132,8 148,6 68,1 84,8 31,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/4 103,7 53,3 186,3 133,0 148,3 69,0 82,5 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/2 104,9 53,9 186,4 132,5 149,1 69,2 81,5 27,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/3 104,0 51,5 185,2 133,7 148,8 69,0 81,2 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/2Л 104,0 52,7 185,8 133,1 148,4 68,8 81,8 29,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 938/4 102,6 49,5 184,1 134,7 147,7 68,9 81,5 32,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 вихід 104,0 51,7 185,3 133,6 148,3 69,2 81,3 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/1р 104,0 51,2 185,0 133,8 148,3 69,2 81,0 29,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 936/1(УТ-2 104,2 54,0 186,5 132,5 148,5 69,1 82,3 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/2 104,0 52,6 185,7 133,2 148,8 69,0 81,7 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/1 103,9 53,2 186,1 132,8 148,9 69,1 82,2 29,0
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12 102,1 62,0 190,6 128,6 148,7 68,4 88,5 26,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-13 103,3 61,9 190,5 128,7 148,7 68,4 87,2 25,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-14 104,0 61,8 190,5 128,7 148,6 68,4 86,5 24,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-15а 107,6 61,6 190,4 128,8 148,6 68,4 82,8 21,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-15 106,7 61,7 190,4 128,7 148,6 68,4 83,7 22,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 131 104,7 63,9 191,6 127,7 149,4 68,4 86,9 23,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12А 103,3 61,9 190,5 128,6 148,7 68,4 87,3 25,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 130 105,4 64,7 192,0 127,3 149,4 68,4 86,6 21,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12А3 103,0 61,6 190,4 128,8 148,2 69,0 87,4 25,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/6Л 104,0 52,1 185,5 133,4 148,3 69,2 81,5 29,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/10 104,0 50,9 184,9 134,0 147,5 68,8 80,9 30,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 929 104,0 55,8 187,4 131,6 149,1 68,8 83,4 27,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/5Л 104,0 52,3 185,6 133,3 148,4 69,1 81,6 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/3Л 104,0 52,9 185,9 133,0 148,7 69,0 81,9 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/3 105,0 51,3 185,1 133,8 148,9 68,8 80,1 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/2Л 104,0 56,0 187,5 131,5 148,8 69,2 83,5 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/1Л 104,0 56,2 187,6 131,4 149,0 69,1 83,6 27,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930 104,0 55,1 187,0 132,0 149,0 68,9 83,0 28,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934 103,0 54,4 186,7 132,3 149,0 68,9 83,7 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/3А 105,0 50,2 184,5 134,3 148,9 68,8 79,5 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928 104,0 56,3 187,7 131,3 149,1 68,8 83,7 27,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/2 104,5 53,4 186,2 132,8 149,0 68,8 81,7 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/2Л 105,0 53,2 186,0 132,9 148,7 69,0 81,1 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/2Л-1 104,5 53,1 186,0 132,9 148,6 69,3 81,4 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/4Л 104,0 52,5 185,7 133,2 148,5 69,1 81,7 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до буд.11Б 105,0 53,8 186,3 132,6 148,5 69,0 81,3 27,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до ТК930/2 104,7 53,9 186,4 132,5 148,8 69,0 81,7 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП-8А 104,6 53,9 186,4 132,5 148,8 69,0 81,8 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ввід Міл18 103,8 53,8 186,4 132,6 148,9 68,6 82,5 28,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/1 103,7 53,6 186,3 132,7 148,9 68,2 82,5 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-11а1 98,8 41,7 182,3 140,6 143,8 60,3 83,5 41,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-11а3 98,3 41,7 182,3 140,6 137,7 62,9 84,0 42,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-11а4 98,2 41,7 182,3 140,6 136,8 63,3 84,1 42,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-11а2 98,9 41,7 182,3 140,6 138,8 62,4 83,5 41,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-17 98,6 49,2 186,2 137,0 148,6 68,9 87,6 38,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-18 98,9 52,0 187,6 135,6 148,7 69,0 88,7 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-16 98,4 47,1 185,1 138,0 148,6 68,9 86,7 39,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-15 98,0 46,2 184,6 138,4 148,6 68,8 86,6 40,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21 99,2 52,7 188,0 135,3 148,8 68,9 88,8 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-14 98,0 44,3 183,6 139,4 148,5 68,8 85,6 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-19 99,0 52,3 187,8 135,5 148,7 68,9 88,8 36,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-20 99,0 52,5 187,9 135,4 148,8 68,9 88,9 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/1 99,1 54,4 188,8 134,5 147,1 68,1 89,7 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/1а 99,2 54,4 188,8 134,5 139,7 62,6 89,6 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331 99,1 54,4 188,9 134,5 147,1 67,6 89,8 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/2а 99,2 54,4 188,8 134,5 137,0 63,7 89,7 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 328 99,0 54,4 188,9 134,5 148,1 67,2 89,9 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 329 99,0 54,4 188,9 134,5 147,7 67,4 89,9 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/1 99,0 53,8 188,6 134,8 148,7 68,8 89,6 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/4 99,2 53,0 188,1 135,2 147,0 68,0 89,0 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/5 100,0 52,0 187,6 135,6 146,8 68,1 87,6 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 330 99,0 54,4 188,9 134,5 147,5 67,4 89,9 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/6 100,0 51,6 187,4 135,8 146,7 68,1 87,4 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327 99,0 54,4 188,9 134,5 148,8 68,5 89,9 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 327/3 98,4 53,1 188,2 135,1 148,7 68,8 89,8 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/2 99,0 54,2 188,7 134,6 147,1 68,1 89,7 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/2 99,0 53,4 188,3 135,0 148,7 68,8 89,3 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/4-1 99,0 52,2 187,7 135,5 148,6 69,0 88,7 36,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/4-2 99,0 51,9 187,6 135,7 148,4 69,2 88,6 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/4 98,1 52,9 188,1 135,2 148,6 68,8 90,0 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/6 99,0 52,5 187,9 135,4 148,5 68,8 88,9 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 327/7 99,0 52,5 187,9 135,4 148,4 68,7 88,9 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/6-1 99,0 51,7 187,5 135,8 148,4 69,0 88,5 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/5 99,0 52,6 187,9 135,3 148,6 68,7 88,9 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/10-3 99,0 51,1 187,1 136,1 147,7 68,9 88,1 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/9 98,5 52,4 187,8 135,4 147,9 68,8 89,4 36,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/10 98,5 52,3 187,8 135,5 148,2 68,8 89,2 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-1 98,8 42,8 182,9 140,1 148,1 69,0 84,1 41,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-2 99,0 43,0 183,0 140,0 148,3 68,8 84,0 41,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/12 101,9 50,7 186,9 136,3 148,0 69,0 85,1 34,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 429/11 99,5 51,7 187,5 135,7 148,1 69,0 88,0 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429/10-2 98,5 51,6 187,4 135,8 147,9 68,8 89,0 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429/10-1 98,0 52,1 187,7 135,6 148,1 68,7 89,7 37,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/8 98,6 52,4 187,8 135,4 148,4 68,8 89,3 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-3 99,0 44,0 183,5 139,5 148,4 68,8 84,5 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9 98,1 52,4 187,8 135,5 148,3 68,8 89,7 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429/9-1-14 98,8 42,2 182,6 140,4 148,0 69,1 83,8 41,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-141 98,8 42,6 182,8 140,2 148,0 69,0 84,0 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-143 100,0 39,9 181,4 141,5 147,8 68,9 81,4 41,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 СЭВС-4 101,1 49,8 186,5 136,7 148,0 69,0 85,3 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-142 99,0 51,6 187,4 135,8 148,3 69,2 88,4 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/8 98,2 52,4 187,8 135,4 148,1 68,8 89,6 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-118 98,9 49,0 186,1 137,1 147,8 68,9 87,2 38,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-115 99,0 50,7 186,9 136,3 148,0 69,0 87,9 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-112 99,0 51,7 187,5 135,8 148,4 69,2 88,5 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/6ПРОМ 99,0 52,2 187,8 135,5 148,5 69,0 88,8 36,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-117 99,0 50,8 187,0 136,2 147,6 68,9 88,0 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/3 99,1 53,5 188,4 134,9 147,0 68,1 89,3 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-116 100,0 51,5 187,4 135,9 146,7 68,4 87,4 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-114 99,0 50,1 186,6 136,6 148,2 69,1 87,6 37,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-111 99,0 52,8 188,0 135,2 148,5 69,3 89,0 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 241059 99,3 52,8 188,1 135,2 146,5 68,3 88,8 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 240572,608 99,4 53,2 188,2 135,1 147,0 68,6 88,9 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-87 98,9 51,6 187,4 135,8 148,6 69,3 88,5 36,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-86 98,4 46,8 184,9 138,2 148,6 69,3 86,5 39,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-13 98,0 41,8 182,4 140,6 148,5 68,4 84,4 42,6
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-85 98,0 44,2 183,6 139,4 148,5 69,3 85,6 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-11А 98,0 41,7 182,3 140,6 147,9 66,1 84,3 42,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-61 98,4 42,5 182,7 140,2 148,5 69,3 84,3 41,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-62 98,3 42,2 182,6 140,4 148,3 69,2 84,3 42,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 205 102,0 140,7 276,6 135,9 149,9 68,6 174,6 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 206 101,1 138,0 275,1 137,0 149,9 68,6 174,0 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 2П-1 101,7 131,5 271,3 139,8 149,8 68,6 169,6 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 208 102,0 132,7 272,0 139,3 149,9 68,6 170,0 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 207 102,0 135,4 273,6 138,2 149,9 68,6 171,6 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 2П-113 101,0 119,8 264,6 144,8 149,8 68,6 163,6 43,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 212 101,2 122,3 266,0 143,7 149,8 68,6 164,8 42,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 215 100,4 113,8 261,1 147,3 149,7 68,6 160,7 46,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 214 100,0 117,5 263,3 145,8 149,8 68,6 163,3 45,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 214а 100,3 116,1 262,5 146,3 149,8 68,6 162,2 46,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 211 102,0 125,5 267,9 142,4 149,8 68,6 165,9 40,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 209 102,0 130,1 270,5 140,4 149,8 68,6 168,5 38,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 210 102,0 127,5 269,0 141,5 149,8 68,6 167,0 39,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А/2СЭВС 100,3 58,6 191,1 132,4 148,9 69,5 90,7 32,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219 99,2 102,8 254,7 151,9 149,7 68,7 155,5 52,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 218 99,0 105,4 256,2 150,9 149,7 68,6 157,2 51,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219б 100,0 101,5 253,9 152,4 149,7 68,7 153,9 52,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219а 100,0 102,1 254,2 152,2 149,7 68,7 154,2 52,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429А 98,8 57,1 190,3 133,1 149,1 69,0 91,5 34,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-146 99,0 53,7 188,5 134,8 148,9 69,5 89,5 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/6-1 98,9 54,1 188,7 134,6 148,8 69,4 89,9 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/3 99,0 54,5 188,9 134,4 149,0 68,9 89,9 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219г 100,0 100,5 253,3 152,8 149,7 68,7 153,3 52,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219в 100,0 100,8 253,5 152,7 149,7 68,7 153,5 52,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 220 100,0 100,2 253,1 152,9 149,7 68,7 153,1 52,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 221 100,0 97,7 251,6 153,9 149,6 68,7 151,6 53,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-91 98,8 54,0 188,7 134,7 148,8 69,4 89,9 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/1 98,3 56,0 189,7 133,7 149,1 68,9 91,4 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-92 98,4 54,4 188,8 134,5 148,2 69,2 90,4 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 240026 99,0 52,2 187,7 135,5 148,0 69,1 88,7 36,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/4 99,0 54,7 189,0 134,3 148,7 68,9 90,0 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322 98,6 55,2 189,3 134,1 149,0 68,8 90,7 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 2П-2 100,0 107,5 257,5 150,0 149,7 68,6 157,5 50,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 240160,541 99,6 59,9 191,7 131,8 148,9 69,5 92,1 32,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 424/1 99,6 61,8 192,7 130,9 149,1 69,6 93,1 31,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 216 101,8 111,1 259,6 148,5 149,7 68,6 157,8 46,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 216а 101,0 109,9 258,9 149,0 149,7 68,6 157,9 48,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 217 100,0 108,5 258,1 149,6 149,7 68,6 158,1 49,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 240175,543 99,6 58,4 191,0 132,5 148,0 69,1 91,4 32,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А/1 101,0 59,4 191,4 132,1 149,1 69,3 90,5 31,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-145 99,0 49,2 186,2 137,0 148,6 69,4 87,2 38,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-144 99,6 46,9 185,0 138,1 148,6 69,4 85,4 38,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 421/1 99,5 65,3 194,5 129,2 149,0 69,5 95,0 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/6 100,0 64,3 194,0 129,7 149,2 69,4 94,0 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-8 98,8 41,9 182,4 140,5 148,2 68,7 83,6 41,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-9 98,8 41,7 182,3 140,6 147,4 68,3 83,5 41,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-4 98,1 44,9 184,0 139,1 148,6 68,8 85,9 41,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-1 99,2 57,1 190,3 133,2 149,0 69,3 91,1 34,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/7 100,0 65,0 194,4 129,4 149,2 69,4 94,4 29,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/3 100,0 61,3 192,5 131,2 149,1 69,4 92,5 31,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/4 99,9 62,1 192,9 130,8 149,1 69,4 93,0 30,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-2 99,9 54,8 189,1 134,3 148,9 69,3 89,2 34,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1 99,4 57,8 190,7 132,8 149,0 69,5 91,2 33,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/9 99,8 66,8 195,3 128,5 149,2 69,4 95,5 28,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 223 100,0 92,6 248,6 155,9 149,6 68,7 148,6 55,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 222 100,0 95,2 250,1 154,9 149,6 68,7 150,1 55,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 ЦТП-16 98,2 70,5 197,2 126,7 148,6 69,3 99,0 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 ЦТП-17 98,0 69,3 196,6 127,3 148,9 69,5 98,6 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/10 99,9 67,6 195,7 128,1 149,2 69,4 95,8 28,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 414 99,0 74,4 199,2 124,8 149,3 68,9 100,2 25,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 Т/У-4 108,8 52,2 224,3 172,1 149,3 68,9 115,5 63,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-81 98,7 41,7 182,3 140,6 148,3 69,2 83,7 42,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-73 99,0 51,9 187,6 135,7 148,7 69,4 88,6 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 225 100,0 88,1 245,8 157,8 149,6 68,7 145,8 57,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-82 98,1 40,0 181,5 141,4 148,2 69,1 83,4 43,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 224 100,0 90,8 247,5 156,7 149,6 68,7 147,5 56,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-71 98,0 42,8 182,9 140,1 147,6 68,9 84,8 42,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-74 98,2 47,6 185,3 137,8 147,9 69,0 87,1 39,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-72 98,2 46,9 185,0 138,1 148,0 69,0 86,8 39,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-75 98,2 49,0 186,1 137,1 148,3 69,2 87,9 38,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 240364,365 98,6 49,5 186,3 136,8 148,8 69,4 87,7 38,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 204 102,1 143,6 278,3 134,7 149,9 68,5 176,1 32,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 2П-3 100,4 86,9 245,2 158,2 149,6 68,7 144,8 57,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-76 99,0 50,8 187,0 136,2 148,8 69,4 88,0 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-1 98,2 49,6 186,4 136,8 148,9 69,0 88,2 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-4А 99,0 44,9 184,0 139,0 148,5 69,3 85,0 40,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 201 105,6 151,3 282,7 131,4 150,0 68,5 177,1 25,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 УТ2 105,8 151,4 282,8 131,4 150,0 68,5 177,0 25,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-90 98,9 55,7 189,6 133,8 148,9 69,5 90,6 34,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С0 Дрос ТМ-2 106,0 156,9 285,9 129,1 150,0 68,5 179,9 23,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-1 99,0 51,6 187,4 135,8 148,9 68,9 88,4 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-98 99,0 50,1 186,7 136,5 147,7 68,9 87,7 37,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-4 100,0 53,3 188,3 135,0 148,8 69,3 88,4 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-97 99,0 44,4 183,7 139,3 147,9 69,0 84,7 40,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 23498,499 100,1 45,7 184,4 138,7 146,7 68,4 84,3 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-96 99,0 51,7 187,5 135,8 148,5 69,3 88,5 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/3 99,0 53,0 188,2 135,1 148,8 68,9 89,2 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-95 98,9 50,2 186,7 136,5 148,5 69,3 87,8 37,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-94 98,5 51,6 187,4 135,8 148,7 69,4 88,9 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 УТ6 106,0 154,0 284,3 130,3 150,0 68,5 178,3 24,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 СТВП 19 99,0 50,7 186,9 136,3 148,5 69,3 87,9 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТПТИМ13А 99,0 45,1 184,1 139,0 148,6 69,3 85,1 40,0
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 202 102,2 148,3 281,0 132,7 150,0 68,5 178,8 30,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 203 102,0 146,0 279,7 133,7 149,9 68,5 177,7 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-77 98,4 50,6 186,9 136,3 148,6 69,3 88,5 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 228 102,3 80,8 241,5 160,7 149,5 68,8 139,2 58,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 226 100,0 85,7 244,4 158,7 149,6 68,7 144,4 58,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 226а 100,0 84,4 243,7 159,2 149,5 68,7 143,7 59,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 227 100,0 82,7 242,6 159,9 149,5 68,7 142,6 59,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) Вузол154 99,0 52,0 187,6 135,6 148,6 68,9 88,6 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 229 100,0 77,8 239,7 161,9 149,5 68,8 139,7 61,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 230 100,0 75,5 238,3 162,8 149,5 68,8 138,3 62,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 232 102,0 71,1 235,6 164,6 149,5 68,8 133,6 62,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 231 101,0 73,3 237,0 163,7 149,5 68,8 136,0 62,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 Т/У-1 103,0 69,8 234,9 165,1 149,5 68,8 131,9 62,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) Вузол155 99,0 41,8 182,4 140,6 147,8 68,2 83,4 41,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) Вузол2 105,5 155,3 285,0 129,7 150,0 68,5 179,5 24,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-93 98,8 51,9 187,6 135,7 148,8 69,4 88,8 36,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 233 102,7 61,8 230,1 168,3 149,4 68,9 127,4 65,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 234 108,0 60,6 229,4 168,7 149,4 68,9 121,4 60,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 Т/У-2 97,7 63,7 231,2 167,5 149,4 68,8 133,5 69,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 Т/У-3 100,9 58,4 228,0 169,6 149,4 68,9 127,1 68,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11-4 100,0 62,8 193,2 130,4 149,0 69,5 93,2 30,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 235 100,4 51,0 223,6 172,6 149,3 68,9 123,2 72,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 236 100,0 48,2 221,9 173,7 149,3 68,9 121,9 73,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 НС-3(ШП) 100,0 47,0 221,2 174,2 149,3 68,9 121,2 74,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 НС-3ВХ 100,0 46,9 221,2 174,2 149,3 68,9 121,2 74,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 235А 101,0 51,7 224,0 172,3 149,3 68,9 123,0 71,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 НС-3ВЫХ 100,0 75,9 200,0 124,1 149,3 68,9 100,0 24,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11-3 100,0 64,9 194,3 129,4 149,1 69,5 94,3 29,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11-2 99,4 66,6 195,2 128,6 149,2 69,5 95,8 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 417 99,0 71,4 197,7 126,3 149,3 68,9 98,7 27,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 417/2 99,0 70,6 197,3 126,6 149,3 69,4 98,3 27,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 310/12 98,0 70,9 197,4 126,5 149,1 69,3 99,4 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 415 98,7 72,9 198,5 125,5 149,3 68,9 99,7 26,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 417/1 99,0 70,9 197,4 126,5 149,3 69,4 98,4 27,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11 99,4 68,6 196,2 127,6 149,3 69,4 96,8 28,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 310/13 98,0 71,2 197,6 126,4 149,2 69,3 99,6 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 310/9 98,0 70,7 197,3 126,6 148,8 69,2 99,3 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 310/11 98,0 70,8 197,4 126,6 149,1 69,3 99,4 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11-1 99,0 67,3 195,6 128,3 149,2 69,5 96,5 29,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 310/10 98,0 70,8 197,4 126,6 148,9 69,2 99,4 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-6 99,6 42,6 182,8 140,2 148,7 69,4 83,2 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-3 99,8 53,8 188,6 134,8 148,9 69,3 88,8 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 420 99,0 66,4 195,1 128,7 149,2 68,9 96,1 29,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-5 100,0 47,1 185,1 138,1 148,8 69,4 85,1 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 418 99,0 70,4 197,2 126,7 149,3 68,8 98,2 27,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419 98,7 68,4 196,1 127,7 149,2 68,8 97,4 29,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/8 100,0 65,2 194,5 129,3 149,2 69,4 94,5 29,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/2 100,0 60,1 191,9 131,7 149,1 69,4 91,9 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/5 99,9 62,8 193,2 130,5 149,1 69,4 93,3 30,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-4 98,3 44,9 184,0 139,1 148,5 68,7 85,7 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 429/9-5 99,0 46,4 184,7 138,3 148,7 68,7 85,7 39,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-6 99,0 47,3 185,2 137,9 148,7 68,8 86,2 38,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-7 99,0 49,8 186,5 136,7 148,8 69,0 87,5 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 423 99,0 62,7 193,1 130,5 149,2 68,9 94,1 31,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 422 98,6 64,3 194,0 129,7 149,2 68,9 95,4 31,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 421 99,0 65,3 194,5 129,2 149,2 68,9 95,5 30,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 4П-1 99,0 58,9 191,2 132,3 149,1 68,8 92,2 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 424 99,1 61,9 192,7 130,9 149,2 68,9 93,6 31,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А 99,4 59,9 191,7 131,8 149,1 68,9 92,3 32,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425а/2 100,4 59,1 191,3 132,2 149,0 69,3 90,9 31,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 425а/4 100,0 58,6 191,0 132,5 148,3 68,9 91,0 32,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 #987 99,6 59,5 191,5 132,0 149,1 68,8 91,9 32,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 427 98,9 58,7 191,1 132,4 149,1 68,8 92,2 33,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425 99,1 60,6 192,1 131,5 149,2 68,8 93,0 32,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А/3 100,0 58,8 191,1 132,4 148,9 69,3 91,1 32,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 424А 99,0 60,8 192,2 131,4 149,2 68,8 93,2 32,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/9 98,0 44,1 183,5 139,5 148,6 69,1 85,5 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/7 98,1 46,0 184,5 138,5 148,7 69,1 86,4 40,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/8 98,3 45,3 184,2 138,9 148,6 69,1 85,9 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-2 99,0 46,1 184,6 138,5 148,7 69,2 85,6 39,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/6 98,5 46,7 184,9 138,2 148,8 69,0 86,3 39,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/10 98,5 43,4 183,2 139,8 148,4 69,1 84,7 41,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/7 99,0 55,9 189,7 133,7 149,0 69,1 90,7 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 430 98,5 57,1 190,3 133,2 149,1 68,8 91,8 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/2 98,7 55,3 189,3 134,0 149,0 68,9 90,7 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429 98,9 57,3 190,4 133,1 149,1 68,9 91,5 34,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 429/4 98,1 54,2 188,8 134,5 149,0 68,8 90,7 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 428 99,4 57,9 190,7 132,8 149,1 68,8 91,3 33,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429/3-1 99,0 54,5 188,9 134,4 91,9 25,4 89,9 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429а/1 99,0 56,8 190,1 133,3 149,0 69,5 91,1 34,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 321 98,0 55,5 189,5 133,9 149,0 68,8 91,4 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 431 99,0 56,1 189,7 133,7 149,1 68,8 90,7 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323 98,0 55,1 189,2 134,1 149,0 68,7 91,2 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А 98,0 53,5 188,4 134,9 149,0 69,0 90,4 36,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1В 98,2 52,9 188,1 135,2 149,0 69,0 89,9 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/5 99,0 54,8 189,1 134,3 148,8 68,9 90,1 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/1 98,0 53,9 188,6 134,7 149,0 69,0 90,6 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 323/3 99,0 54,5 188,9 134,4 148,4 69,1 90,0 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 430А 99,0 56,3 189,8 133,6 149,1 68,8 90,8 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/6 99,0 55,4 189,4 134,0 149,0 69,1 90,4 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1Б 98,2 53,2 188,3 135,0 149,0 69,0 90,0 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/2 98,4 54,4 188,9 134,5 148,3 69,1 90,5 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 432 98,9 55,7 189,5 133,8 149,1 68,8 90,7 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/7 99,0 52,6 187,9 135,3 148,7 68,8 88,9 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/5 99,0 52,8 188,0 135,2 148,9 68,9 89,0 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/9 99,0 51,3 187,3 135,9 148,1 68,7 88,3 36,9
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/7 99,0 51,7 187,5 135,8 148,3 68,6 88,5 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/10 98,7 50,4 186,8 136,4 147,9 68,6 88,1 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/8 99,0 51,6 187,4 135,8 148,1 68,7 88,4 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 325/10а 99,0 50,2 186,7 136,5 147,7 68,7 87,7 37,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-7 98,2 42,7 182,8 140,1 148,4 68,6 84,6 41,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-5 98,0 44,3 183,7 139,3 148,6 68,8 85,6 41,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-8-1 99,0 40,7 181,8 141,1 148,1 69,1 82,8 42,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-6 98,1 43,1 183,0 139,9 148,5 68,8 84,9 41,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-10 98,9 41,7 182,3 140,6 146,8 68,5 83,4 41,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-8 98,6 44,0 183,5 139,5 147,7 68,8 84,9 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-3А 98,0 46,1 184,6 138,5 148,7 68,8 86,6 40,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21-3 98,9 50,6 186,9 136,3 148,6 68,9 88,0 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-6 98,3 47,6 185,4 137,7 148,0 68,8 87,1 39,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-13-1 98,0 41,0 182,0 140,9 148,3 69,0 84,0 42,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/1А-4 98,0 50,5 186,9 136,3 148,3 68,6 88,9 38,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-5 98,8 50,1 186,7 136,5 148,1 68,8 87,8 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21-4 98,3 49,4 186,3 136,9 148,3 69,1 87,9 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-7 98,1 47,0 185,1 138,0 148,0 68,8 87,0 39,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-13-2 98,0 40,6 181,8 141,1 148,3 69,1 83,8 43,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-3-3 98,6 44,9 184,0 139,1 148,6 69,3 85,4 40,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-2 99,0 50,9 187,1 136,1 148,8 68,9 88,1 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/2 98,6 51,3 187,3 136,0 149,0 69,1 88,7 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-3 98,0 47,8 185,5 137,7 148,7 69,0 87,5 39,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4 98,5 50,0 186,6 136,6 148,9 69,0 88,1 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5 99,0 47,1 185,1 138,0 148,8 69,1 86,1 39,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/3 98,8 50,8 187,0 136,2 148,9 69,0 88,2 37,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-3-2 98,3 46,4 184,7 138,3 148,7 69,3 86,4 40,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-3-1 98,1 47,3 185,2 137,9 148,7 69,3 87,1 39,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/1А-3 99,0 50,8 187,0 136,2 148,7 68,4 88,0 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-2 98,0 48,4 185,8 137,4 148,8 69,0 87,7 39,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-1 99,0 46,8 184,9 138,2 148,8 69,2 85,9 39,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-3 99,0 45,4 184,2 138,8 148,7 69,3 85,2 39,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-4 99,0 45,1 184,1 138,9 148,6 69,3 85,1 39,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 326 98,8 54,4 188,9 134,5 148,9 68,7 90,1 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/4 99,0 52,9 188,1 135,2 148,8 69,0 89,1 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325 98,0 54,6 189,0 134,4 148,9 68,8 91,0 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/5 99,0 52,6 187,9 135,4 148,7 68,8 88,9 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 325/2-1 98,9 52,3 187,8 135,5 148,8 69,4 88,9 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 324 98,0 54,8 189,0 134,3 149,0 68,7 91,0 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-22 98,9 53,9 188,6 134,7 148,9 68,9 89,7 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 4-21-2 98,7 51,5 187,4 135,9 148,7 68,8 88,6 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21-1 99,0 52,0 187,6 135,6 148,8 69,0 88,6 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 3П1 99,0 54,4 188,9 134,5 148,8 68,5 89,9 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/1 98,6 53,3 188,3 135,0 148,9 69,1 89,7 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/2 98,7 53,2 188,2 135,1 148,9 69,0 89,5 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/6 99,0 51,7 187,5 135,8 148,5 68,9 88,5 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/6 99,0 52,7 188,0 135,3 148,8 68,8 89,0 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 325/8-1 99,0 52,3 187,8 135,5 148,5 68,6 88,8 36,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429/6а 99,0 52,7 188,0 135,3 148,8 68,7 89,0 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-5 99,9 81,3 218,2 136,9 148,0 68,7 118,3 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7 100,6 84,8 220,0 135,2 148,5 68,5 119,4 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-1 100,3 83,6 219,4 135,8 148,3 68,6 119,1 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-2 100,1 82,6 218,9 136,3 148,2 68,7 118,8 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-6 101,0 84,8 220,0 135,2 148,6 68,9 119,0 34,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-4 100,0 82,2 218,6 136,5 148,1 68,7 118,7 36,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-3 100,0 82,3 218,7 136,4 148,2 68,7 118,7 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/6 102,0 64,2 204,2 140,0 149,2 69,4 102,2 38,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/5 102,0 63,9 204,0 140,1 149,1 69,4 102,0 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/4 101,2 63,7 203,9 140,2 149,1 69,4 102,8 39,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/3 102,0 63,4 203,7 140,4 149,0 69,5 101,7 38,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/2 102,0 63,3 203,7 140,4 149,0 69,5 101,7 38,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/1 101,6 63,1 203,6 140,5 148,9 69,5 102,0 38,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-12 101,0 64,7 204,4 139,7 149,1 68,9 103,4 38,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-4 102,1 63,4 203,8 140,4 149,1 69,4 101,6 38,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-3 102,0 64,8 204,5 139,7 149,2 69,3 102,5 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-6 102,9 57,7 200,8 143,1 148,9 69,5 97,9 40,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3б-2-1 102,3 67,4 205,8 138,5 149,4 69,3 103,5 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 9-4-2в-2-9 102,0 66,9 205,6 138,7 149,1 69,2 103,6 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-2в-2-11 102,1 66,8 205,5 138,7 148,9 69,1 103,4 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-2в-2-12 102,5 65,9 205,0 139,2 148,7 69,2 102,6 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 9-4-2в-2-8 102,0 67,4 205,8 138,4 149,2 69,2 103,8 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-2 102,1 66,3 205,3 138,9 149,4 69,4 103,2 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-10 102,0 65,8 205,0 139,2 149,1 69,6 103,0 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-9 102,0 66,0 205,1 139,1 149,2 69,5 103,1 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-6А 102,0 68,1 206,2 138,1 149,1 69,5 104,2 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2Б 102,4 70,1 207,2 137,1 149,6 69,5 104,9 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2В 103,0 69,6 207,0 137,4 149,6 69,5 104,0 34,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-3А 103,0 69,5 206,9 137,4 149,6 69,5 103,9 34,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-3Б-1 102,8 68,8 206,6 137,7 149,5 69,5 103,7 34,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-3Б-2 102,6 68,0 206,1 138,2 149,5 69,5 103,5 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-7а 102,0 68,2 206,2 138,1 149,2 69,5 104,2 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-2в-1 102,5 69,1 206,7 137,6 149,6 69,5 104,2 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/7 100,0 64,5 204,3 139,8 149,2 69,4 104,3 39,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-3 100,0 72,6 208,5 135,9 148,5 69,0 108,5 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/10 99,2 65,3 204,7 139,4 149,4 69,3 105,6 40,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/8 101,0 65,1 204,6 139,6 149,3 69,3 103,6 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-6А 101,0 68,4 206,3 138,0 149,6 69,2 105,3 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/13 101,0 65,9 205,0 139,2 149,5 69,3 104,0 38,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/12 99,6 65,6 204,9 139,3 149,4 69,3 105,3 39,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/9 100,6 65,2 204,7 139,5 149,4 69,3 104,1 38,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-102 99,8 62,7 203,4 140,7 148,9 69,2 103,6 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-11 101,0 65,0 204,6 139,6 149,2 68,8 103,6 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/11 99,0 65,4 204,8 139,4 149,4 69,3 105,8 40,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-7 101,0 67,7 206,0 138,3 149,6 69,1 105,0 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/111022 99,3 62,2 203,1 140,9 148,8 69,2 103,9 41,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/111023 99,7 61,7 202,9 141,2 148,7 69,3 103,3 41,5
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-4 100,0 72,7 208,6 135,9 148,7 68,9 108,6 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-6 100,0 69,8 207,1 137,3 149,6 69,1 107,1 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-10 101,0 65,3 204,8 139,4 149,4 69,1 103,8 38,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-8 101,0 66,0 205,1 139,1 149,5 69,1 104,1 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-5 100,6 72,2 208,3 136,1 149,6 69,1 107,7 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-101 100,3 63,1 203,6 140,5 149,2 69,4 103,3 40,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  /9-4-9а 101,8 68,3 206,3 138,0 149,5 69,4 104,5 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-9 101,0 65,6 204,9 139,3 149,4 69,1 103,9 38,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-8а 102,0 68,3 206,3 138,0 149,4 69,4 104,3 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/111021 99,4 62,4 203,3 140,8 148,9 69,2 103,9 41,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-2 100,2 72,7 208,6 135,9 149,5 69,3 108,4 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3н -4-2в-2-1 103,0 65,5 204,9 139,3 149,5 69,6 101,9 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-2в-2-13 102,0 64,8 204,5 139,7 148,5 69,3 102,5 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-2в-2-2а 102,0 68,0 206,1 138,1 149,5 69,1 104,1 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-1 100,0 73,1 208,8 135,7 149,6 69,5 108,8 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2А 102,1 70,8 207,6 136,8 149,7 69,5 105,5 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-2в-2-2 102,0 67,8 206,1 138,2 149,3 69,1 104,1 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4 100,0 74,4 209,5 135,0 149,7 69,2 109,5 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9 100,0 78,0 211,3 133,3 149,8 69,2 111,3 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11 100,3 77,6 211,1 133,5 149,7 69,1 110,8 33,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4 102,0 71,7 208,1 136,3 149,7 69,3 106,1 34,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-411 100,0 72,5 208,5 136,0 149,5 69,7 108,5 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/10 99,2 77,8 211,2 133,4 149,7 69,1 112,0 34,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-3 102,0 73,1 208,8 135,7 149,7 69,3 106,8 33,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-2 101,0 75,9 210,2 134,3 149,7 69,3 109,2 33,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 /9-4-2в-2 102,3 68,3 206,3 138,0 149,5 69,5 104,0 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-1 101,4 77,3 211,0 133,6 149,7 69,2 109,6 32,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-1а 102,6 71,2 207,8 136,6 149,7 69,5 105,3 34,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-3 100,0 75,4 210,0 134,5 149,7 69,2 110,0 34,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-1 100,0 77,0 210,8 133,8 149,7 69,2 110,8 33,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-2 100,0 76,8 210,7 133,9 149,7 69,2 110,7 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-7 100,0 83,0 219,1 136,0 147,9 68,7 119,1 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-9 100,0 79,3 217,2 137,8 147,5 68,7 117,2 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-12-1 101,0 79,5 217,3 137,7 147,5 68,4 116,3 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-9 100,0 63,2 203,6 140,5 148,6 69,1 103,6 40,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-8 100,0 62,7 203,4 140,7 148,3 69,1 103,4 40,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-16 101,0 64,0 204,1 140,1 148,7 69,0 103,1 39,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-14 102,5 64,3 204,2 139,9 148,9 69,0 101,7 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-2 100,0 79,6 217,3 137,7 148,0 68,4 117,3 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-5 101,0 82,3 218,7 136,4 148,3 68,4 117,7 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-13 101,4 64,3 204,2 139,9 148,9 69,0 102,9 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-12А 101,0 64,4 204,3 139,9 148,9 69,0 103,3 38,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-4 101,0 82,2 218,7 136,4 148,2 68,3 117,7 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-8-11 100,0 79,5 217,2 137,8 147,8 68,5 117,2 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-8-10 100,0 79,5 217,2 137,8 147,7 68,6 117,2 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-15 101,9 64,1 204,1 140,0 148,8 69,0 102,3 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-4 100,3 84,9 220,0 135,1 148,8 68,8 119,8 34,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-6 99,1 83,1 219,1 136,0 148,7 68,9 120,0 36,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-5 100,0 84,9 220,0 135,2 148,7 68,8 120,0 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -8-7-7 99,7 80,9 218,0 137,1 147,5 68,8 118,3 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -8-6-5 99,8 79,2 217,1 137,9 148,2 69,1 117,3 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 врізка А 99,9 80,0 217,5 137,5 148,3 69,1 117,6 37,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -8-6-17А 100,0 73,0 213,9 140,9 148,2 69,2 113,9 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -8-6-2 100,0 80,7 217,9 137,2 148,5 69,0 117,9 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -8-6-1 99,9 81,4 218,2 136,9 148,6 69,0 118,3 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-8-1 101,2 84,2 219,7 135,5 149,0 69,0 118,5 34,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -8-6-14 100,0 77,8 216,4 138,6 148,2 69,2 116,4 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 КРП 17А 100,0 80,5 217,8 137,3 148,5 69,0 117,8 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-7 101,0 83,0 219,0 136,1 148,4 68,3 118,0 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14-2-1 100,0 82,6 218,9 136,2 148,4 69,2 118,9 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-3 101,3 83,7 219,4 135,7 148,9 69,0 118,2 34,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-6 99,8 82,7 218,9 136,2 148,9 68,9 119,1 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8 100,6 84,4 219,8 135,4 149,0 68,7 119,2 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14 100,0 84,0 219,6 135,6 148,7 68,5 119,6 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-10 100,0 82,3 218,7 136,4 148,3 68,7 118,7 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-15 100,6 84,0 219,6 135,6 148,6 68,2 119,0 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-8 100,0 82,3 218,7 136,4 148,7 69,0 118,7 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-9 101,0 83,8 219,5 135,7 148,6 68,2 118,5 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-9 101,0 84,3 219,8 135,4 149,0 68,4 118,8 34,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-8-1 100,0 81,9 218,5 136,6 148,7 69,3 118,5 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-9 100,0 82,3 218,7 136,4 148,5 68,7 118,7 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-10 100,0 84,3 219,7 135,4 149,0 68,4 119,7 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14-2 100,0 83,1 219,1 136,0 148,6 68,8 119,1 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-14-1 99,9 83,7 219,4 135,7 148,7 68,8 119,5 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-11 100,0 84,2 219,7 135,5 148,9 68,4 119,7 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-14-3 100,0 82,9 219,0 136,1 148,5 68,6 119,0 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-12 99,8 84,2 219,7 135,5 148,8 68,4 119,8 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-13 99,3 84,1 219,6 135,5 148,8 68,5 120,3 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -8-3-1-8 100,0 73,0 213,9 140,9 148,4 69,2 113,9 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-7 100,0 82,5 218,8 136,3 148,8 69,0 118,8 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -8-3-1 100,0 77,8 216,4 138,6 148,7 69,2 116,4 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -8-3-1 100,0 74,6 214,8 140,1 148,5 69,2 114,8 40,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-5 99,5 70,6 207,5 136,9 149,3 69,5 108,0 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-2-1 100,0 74,3 209,4 135,1 149,3 68,8 109,4 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14 101,0 76,3 210,4 134,1 149,6 69,1 109,4 33,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 /11-10-3 100,0 68,8 206,6 137,8 148,1 68,9 106,6 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-6 100,0 70,3 207,3 137,1 149,1 69,5 107,3 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -10-3-1-1 100,0 70,8 207,6 136,8 148,6 68,7 107,6 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-5 100,0 72,7 208,6 135,9 149,0 69,0 108,6 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15 99,9 75,6 210,1 134,5 149,6 69,0 110,2 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-2 100,0 75,2 209,9 134,7 149,5 69,1 109,9 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/16 99,9 75,4 210,0 134,6 149,4 69,0 110,0 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-103 100,0 72,5 208,5 136,0 148,9 69,1 108,5 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/111031 100,0 71,2 207,8 136,6 148,7 69,2 107,8 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-2-1 100,1 74,9 209,7 134,8 149,5 69,7 109,6 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-3 99,9 73,2 208,8 135,6 149,2 69,6 109,0 35,8
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-3 100,0 75,9 210,2 134,3 149,7 69,4 110,2 34,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8 100,7 80,2 212,5 132,2 149,8 69,2 111,8 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-1-2 100,0 74,0 209,2 135,2 149,4 69,7 109,2 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-2 99,6 73,8 209,1 135,3 149,3 69,6 109,5 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-1 100,3 75,8 210,2 134,4 149,5 69,6 109,9 34,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-4 100,0 75,1 209,8 134,7 149,6 69,4 109,8 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-2 100,0 76,5 210,5 134,0 149,7 69,4 110,5 34,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-1-1 100,0 75,3 209,9 134,6 149,5 69,7 109,9 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-6 100,0 74,7 209,6 134,9 149,4 69,3 109,6 34,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/13 99,1 76,7 210,6 133,9 149,6 69,1 111,5 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-2а 100,0 76,4 210,5 134,1 149,7 69,4 110,5 34,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-1 100,0 76,8 210,7 133,9 149,7 69,4 110,7 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/12 99,2 77,1 210,8 133,8 149,7 69,1 111,7 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-5 100,0 74,9 209,7 134,8 149,5 69,3 109,7 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 врізка 100,2 75,1 209,8 134,7 149,5 69,5 109,6 34,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3н /14-1-1н 100,0 75,2 209,9 134,6 149,5 69,7 109,9 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-14 100,0 74,8 209,7 134,8 148,5 69,0 109,7 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/23А 99,4 75,0 209,7 134,8 148,5 68,2 110,4 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-13 100,0 81,9 218,5 136,6 148,1 68,3 118,5 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-12 100,0 81,9 218,5 136,6 148,2 68,8 118,5 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/19 100,0 75,3 209,9 134,6 149,1 68,6 109,9 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/17 100,6 75,3 209,9 134,6 149,3 68,9 109,3 34,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/24 99,6 74,8 209,6 134,9 148,3 68,3 110,1 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-14 99,2 81,9 218,5 136,6 147,7 68,4 119,3 37,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/20 100,0 75,2 209,8 134,7 148,9 68,7 109,8 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/22 99,3 75,0 209,8 134,8 148,6 68,8 110,5 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-11 100,0 82,1 218,6 136,5 148,3 68,8 118,6 36,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-12-1 100,0 81,0 218,0 137,0 148,1 69,0 118,0 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/17-1 100,0 73,8 209,1 135,3 149,2 69,6 109,2 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-11 100,0 74,4 209,5 135,0 148,2 69,1 109,5 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/21 101,0 75,1 209,8 134,7 148,7 68,7 108,8 33,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/23 99,0 75,0 209,7 134,8 148,6 68,8 110,7 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/16-1 99,0 74,0 209,3 135,2 149,2 69,5 110,3 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/8-12 100,0 74,6 209,5 135,0 148,3 69,0 109,5 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/8-13 100,0 74,7 209,6 134,9 148,4 69,0 109,6 34,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/18 98,9 75,3 209,9 134,6 149,1 68,6 111,0 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-6 102,0 86,9 215,9 129,0 148,9 68,9 113,9 27,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-7 100,0 74,2 209,4 135,1 149,3 69,4 109,4 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-7а 101,0 86,3 215,6 129,3 148,5 69,1 114,6 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-9 100,0 74,0 209,2 135,3 149,1 69,3 109,2 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-10 100,0 73,9 209,2 135,3 148,9 69,3 109,2 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-10 100,6 86,0 215,5 129,4 148,2 69,2 114,9 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-6А 100,8 86,8 215,9 129,1 148,8 68,9 115,1 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-7 100,3 86,6 215,8 129,2 148,7 69,0 115,5 28,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-7б 101,0 86,3 215,6 129,3 148,4 69,1 114,6 28,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-9 100,6 86,1 215,5 129,4 148,3 69,1 114,9 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-8а 100,6 86,1 215,5 129,4 148,3 69,1 114,9 28,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-8 100,0 74,1 209,3 135,2 149,2 69,3 109,3 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-7 100,0 78,6 216,8 138,2 147,8 68,9 116,8 38,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 РДВЫХ 100,0 72,3 241,3 168,9 149,2 68,9 141,3 68,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 НС-19ВХ 100,0 85,2 220,2 135,0 149,2 68,9 120,2 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-3 100,0 84,9 220,1 135,1 148,9 68,8 120,1 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-2 100,0 85,0 220,1 135,1 149,0 68,7 120,1 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П47 100,0 85,0 220,1 135,1 149,1 68,9 120,1 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-1 100,0 85,0 220,1 135,1 149,1 68,7 120,1 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-5 100,0 84,9 220,0 135,1 149,1 68,8 120,0 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СН-19 100,0 72,3 241,3 168,9 149,2 68,9 141,3 68,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 НС-19 100,0 85,1 220,2 135,0 149,1 68,9 120,2 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7 100,0 84,6 219,9 135,3 149,1 68,8 119,9 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 328 100,6 74,3 242,3 168,0 145,6 67,3 141,7 67,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 324 100,0 75,0 242,7 167,7 149,3 68,8 142,7 67,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 325 100,0 74,6 242,5 167,8 149,3 68,8 142,5 67,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-2 100,0 72,8 241,5 168,7 149,2 68,8 141,5 68,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-3 100,2 74,3 242,3 168,0 149,2 68,8 142,1 67,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 324а 100,0 74,9 242,6 167,7 149,3 68,8 142,6 67,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-1 100,0 73,9 242,1 168,2 149,2 68,8 142,1 68,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 326 100,0 74,5 242,4 167,9 149,3 68,8 142,4 67,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 324в 100,4 74,8 242,5 167,8 149,3 68,8 142,2 67,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 327 100,3 74,3 242,3 168,0 147,5 68,1 142,0 67,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 330 100,6 74,3 242,3 168,0 140,0 64,9 141,7 67,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -7-1-18 99,5 83,6 219,4 135,8 148,9 69,5 119,9 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 329 100,9 74,3 242,3 168,0 141,8 65,7 141,5 67,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 324б 100,1 74,9 242,6 167,7 149,3 68,8 142,4 67,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-4 100,0 85,0 220,1 135,1 149,1 68,8 120,1 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-6 100,0 84,8 220,0 135,2 149,1 68,8 120,0 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-3 99,5 83,1 219,1 136,0 149,0 69,1 119,6 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -7-3-1 99,5 81,5 218,3 136,8 149,0 69,4 118,9 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 323 100,0 75,3 242,8 167,5 149,3 68,8 142,8 67,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-4 99,7 82,9 219,0 136,1 149,0 68,9 119,4 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 322 100,0 75,8 243,1 167,3 149,4 68,8 143,1 67,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-5 99,7 82,8 219,0 136,2 148,9 68,9 119,2 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-2 99,1 83,6 219,4 135,8 149,0 69,1 120,2 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -7-3-2 100,0 79,6 217,3 137,7 148,8 69,4 117,3 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 до ТК 1 99,4 81,7 218,4 136,7 149,0 69,4 119,0 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 332 100,4 74,3 242,3 168,0 124,5 58,4 141,9 67,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  336 99,8 74,3 242,3 168,0 105,0 50,2 142,5 68,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  337 99,8 74,3 242,3 168,0 103,8 49,7 142,5 68,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  338 99,3 74,3 242,3 168,0 99,1 47,7 143,1 68,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  339 99,0 74,3 242,3 168,0 94,1 45,6 143,3 69,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  342 100,0 74,3 242,3 168,0 64,4 32,9 142,3 68,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  340 99,0 74,3 242,3 168,0 87,9 42,9 143,3 69,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 341 99,0 74,3 242,3 168,0 82,7 40,7 143,3 69,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 334 100,8 74,3 242,3 168,0 119,4 56,3 141,5 67,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 333 100,8 74,3 242,3 168,0 121,4 57,1 141,5 67,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 335 100,0 74,3 242,3 168,0 115,2 54,5 142,3 68,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/24Б 100,0 74,1 209,3 135,2 147,8 68,5 109,3 35,2
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/24А 99,8 74,5 209,5 135,0 148,2 68,4 109,7 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-14-2 100,0 80,5 217,8 137,3 147,3 68,6 117,8 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-12-2 100,0 80,1 217,6 137,5 148,1 69,1 117,6 37,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 321 100,0 76,2 243,3 167,1 149,4 68,7 143,3 67,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 320 100,0 76,8 243,6 166,8 149,5 68,7 143,6 66,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/25 100,0 73,9 209,2 135,3 147,7 68,6 109,2 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/26 100,0 31,3 187,2 155,9 147,4 68,7 87,2 55,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 320б 100,3 76,5 243,5 166,9 149,5 68,7 143,1 66,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 320а 100,0 76,6 243,5 166,9 149,5 68,7 143,5 66,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319в 100,0 76,9 243,6 166,8 149,5 68,7 143,6 66,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319г 100,0 76,8 243,6 166,8 149,5 68,7 143,6 66,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -7-14-1 100,0 80,9 218,0 137,1 147,4 68,6 118,0 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319 99,3 77,2 243,8 166,6 149,5 68,7 144,5 67,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319б 100,0 77,0 243,7 166,7 149,5 68,7 143,7 66,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319а 100,0 77,1 243,7 166,7 149,5 68,7 143,7 66,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 318 99,0 77,7 244,1 166,4 149,6 68,7 145,1 67,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  343 100,0 74,3 242,3 168,0 51,6 27,5 142,3 68,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  344 99,1 74,3 242,3 168,0 23,9 15,6 143,2 68,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/916101 103,5 68,0 206,1 138,1 149,0 69,2 102,6 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-16-9 102,8 68,2 206,2 138,0 149,1 69,2 103,5 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-1610 103,1 68,1 206,2 138,1 149,0 69,2 103,1 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/916102 103,8 67,4 205,8 138,4 149,0 69,2 102,0 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 10-2-2 104,0 63,6 203,8 140,3 148,8 69,4 99,8 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 -10-2-1 103,6 65,0 204,6 139,6 148,8 69,4 101,0 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 -10-3-1н 102,5 64,2 204,2 140,0 148,6 69,2 101,7 37,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 -10-3-3н 102,4 61,7 202,9 141,2 148,5 69,3 100,5 38,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/916103 102,3 67,0 205,6 138,6 148,6 69,2 103,3 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-4 102,0 69,9 207,1 137,2 149,5 69,5 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П83 103,0 71,0 207,7 136,7 149,6 69,2 104,7 33,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-7 102,0 69,9 207,1 137,2 148,7 69,3 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-12-1 102,9 69,8 207,1 137,3 146,8 66,3 104,2 34,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-12 103,0 69,8 207,1 137,3 149,5 69,1 104,1 34,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-9 102,2 70,6 207,5 136,9 149,6 69,1 105,3 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8 103,0 70,8 207,6 136,8 149,6 69,2 104,6 33,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-11 102,0 70,1 207,2 137,1 149,5 69,1 105,2 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-8-9 102,0 69,9 207,1 137,2 147,5 69,1 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-71 102,0 69,5 206,9 137,4 148,6 69,3 104,9 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-6 102,0 69,9 207,1 137,2 149,4 69,2 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-5 102,0 69,9 207,1 137,2 149,4 69,2 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-8-8 102,0 69,9 207,1 137,2 147,4 69,2 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-41 102,0 69,6 206,9 137,4 149,4 69,7 104,9 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-1 103,0 70,6 207,5 136,9 149,6 69,4 104,5 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-10 102,0 70,1 207,2 137,1 149,6 69,1 105,2 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-8-2 103,0 70,5 207,4 136,9 149,6 69,4 104,4 33,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-8-3 102,0 70,2 207,3 137,1 149,5 69,4 105,3 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-6 102,0 69,9 207,1 137,2 149,4 69,4 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2 102,5 70,8 207,6 136,8 149,6 69,5 105,1 34,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-4-4 102,0 70,6 207,5 136,9 149,6 69,3 105,5 34,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-5 101,0 71,4 207,9 136,5 149,7 69,1 106,9 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-6а 101,7 70,1 207,2 137,1 149,4 69,4 105,6 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-810 102,0 69,9 207,1 137,2 148,2 68,8 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-21 102,0 70,4 207,4 137,0 149,5 69,7 105,4 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-5 102,0 70,4 207,4 137,0 149,5 69,4 105,4 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-4-3 102,0 70,7 207,5 136,8 149,6 69,3 105,5 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-7 102,0 69,9 207,1 137,2 149,1 68,4 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-4-8 102,0 69,9 207,1 137,2 148,9 68,5 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-4-9 102,0 69,9 207,1 137,2 148,5 68,7 105,1 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-1 102,0 71,3 207,9 136,5 149,7 69,4 105,9 34,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-61 102,0 69,3 206,8 137,5 149,3 69,7 104,8 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  305 101,9 118,5 265,5 147,0 149,9 68,9 163,6 45,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  306 101,0 113,7 262,9 149,3 149,9 69,0 161,9 48,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-1 101,5 101,7 256,7 154,9 149,9 69,0 155,2 53,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  308 102,0 103,9 257,8 153,9 149,9 69,0 155,8 51,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  307 102,0 108,8 260,4 151,6 149,9 69,0 158,4 49,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ШО-313/4А 100,0 87,7 216,3 128,6 149,4 68,6 116,3 28,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-3 101,0 87,3 216,1 128,8 149,2 68,8 115,2 27,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-5 102,0 87,2 216,1 128,9 149,1 68,8 114,1 26,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/2 100,0 90,9 218,0 127,1 149,8 69,2 118,0 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  Ш П 100,0 87,9 216,4 128,5 149,6 68,6 116,4 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/3 100,0 90,5 217,8 127,3 149,8 69,2 117,8 27,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1б 100,0 93,9 219,5 125,7 149,8 69,2 119,5 25,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4 100,0 89,8 217,4 127,6 149,8 69,2 117,4 27,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1а 100,0 95,0 220,1 125,1 149,8 69,2 120,1 25,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/7 100,4 84,9 214,9 130,0 149,8 69,2 114,5 29,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П-113/1в2в 100,5 78,1 244,3 166,2 149,8 69,2 143,8 65,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-113 101,0 80,1 245,3 165,2 149,8 69,0 144,3 64,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  312 101,0 84,7 247,7 163,0 149,8 69,0 146,7 62,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  314-в 100,0 79,4 244,9 165,6 149,7 68,6 144,9 65,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  314-б 100,1 79,4 245,0 165,5 149,8 68,6 144,8 65,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  314-а 100,0 79,6 245,0 165,5 149,8 68,6 145,0 65,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  315 100,6 79,1 244,8 165,7 149,7 68,6 144,2 65,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  314 100,0 79,7 245,1 165,4 149,8 68,6 145,1 65,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  311 101,8 90,6 250,8 160,2 149,8 69,0 149,1 58,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  310 102,0 94,3 252,8 158,5 149,9 69,0 150,8 56,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  309 102,0 99,2 255,3 156,2 149,9 69,0 153,3 54,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 316б 101,0 78,4 244,4 166,0 149,7 68,6 143,4 65,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-2 100,0 78,0 244,2 166,2 149,6 68,7 144,2 66,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 316в 101,0 78,5 244,5 166,0 149,7 68,6 143,5 65,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  316 101,8 78,6 244,5 165,9 149,7 68,6 142,7 64,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  316-а 101,0 78,4 244,4 166,0 149,6 68,6 143,4 65,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  317 100,0 78,2 244,3 166,1 149,6 68,7 144,3 66,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-168 102,6 68,5 206,4 137,9 149,2 69,1 103,8 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-167а 103,0 68,6 206,4 137,8 149,2 69,1 103,4 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П68 103,0 69,2 206,8 137,5 149,4 69,2 103,8 34,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-16 102,4 69,3 206,8 137,5 149,4 69,2 104,4 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-19 101,0 69,1 206,7 137,6 149,2 69,4 105,7 36,6
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-16-5 103,0 68,9 206,6 137,7 149,3 69,2 103,6 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-16-6 103,0 68,7 206,5 137,8 149,2 69,1 103,5 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-19-2 102,0 68,2 206,2 138,1 149,1 69,4 104,2 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-19-4 103,0 68,1 206,2 138,1 148,9 69,4 103,2 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1653 102,0 67,1 205,7 138,6 149,1 69,5 103,7 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -16-5-2 102,1 67,8 206,0 138,2 149,2 69,4 103,9 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  /9-16-3 102,0 69,0 206,7 137,6 149,4 69,2 104,7 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-16а 102,1 69,2 206,8 137,5 149,4 69,3 104,7 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -3-2 102,0 64,9 204,5 139,6 149,0 69,5 102,5 37,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-16-1 103,0 69,2 206,7 137,6 149,4 69,1 103,7 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-15 102,0 69,4 206,9 137,5 149,5 69,2 104,9 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1942 102,0 67,0 205,6 138,6 148,8 69,4 103,6 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-19-3 103,0 68,1 206,2 138,1 149,0 69,3 103,2 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1941 102,9 67,8 206,0 138,3 148,9 69,4 103,1 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-13 102,0 69,7 207,0 137,3 149,5 69,2 105,0 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  /9-16-2 102,0 69,1 206,7 137,6 149,4 69,2 104,7 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-14 102,8 69,5 206,9 137,4 149,5 69,2 104,1 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  /9-16-4 102,6 68,9 206,6 137,7 149,3 69,2 104,0 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-17 102,1 69,2 206,8 137,6 149,4 69,3 104,6 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -3-1 102,0 66,5 205,4 138,9 149,1 69,5 103,4 36,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  \9-19-1 102,0 68,6 206,4 137,9 149,1 69,4 104,4 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-18 101,9 69,2 206,7 137,6 149,3 69,3 104,9 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 /9-16-7а-1 103,0 67,8 206,0 138,3 149,0 69,4 103,0 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 -10-3-4н 102,2 59,1 201,5 142,4 148,5 69,3 99,3 40,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 304 101,0 123,8 268,3 144,5 149,9 68,9 167,3 43,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 УТ2 106,0 138,3 275,9 137,6 150,0 68,9 169,9 31,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 301 105,6 138,0 275,7 137,8 150,0 68,9 170,1 32,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С0 Дрос ТМ-3 106,0 147,7 280,9 133,1 150,0 68,9 174,9 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 УТ6 106,0 142,8 278,3 135,5 150,0 68,9 172,3 29,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 303 102,0 128,3 270,6 142,4 150,0 68,9 168,6 40,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 302 101,7 132,5 272,9 140,3 150,0 68,9 171,2 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) НС18 100,0 77,1 243,8 166,7 149,8 69,2 143,8 66,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СТВС63 102,0 67,0 205,6 138,6 149,0 69,5 103,6 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 1640303 103,0 67,2 205,7 138,5 148,9 69,5 102,7 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1651 103,0 68,3 206,3 138,0 149,2 69,4 103,3 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СТВП-62 102,0 66,6 205,4 138,8 148,8 69,4 103,4 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 КРП М 70 103,0 68,0 206,2 138,1 149,1 69,4 103,2 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ІТП Маяк68 103,0 67,3 205,8 138,5 149,1 69,3 102,8 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СТВП-61 102,0 63,9 204,0 140,1 149,0 69,5 102,0 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-16-7 103,0 68,6 206,5 137,8 149,2 69,1 103,5 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А 100,0 88,2 216,6 128,4 149,8 69,2 116,6 28,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-98 101,0 73,6 209,0 135,4 149,2 69,6 108,0 34,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-4 102,0 87,2 216,1 128,9 149,1 68,8 114,1 26,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-2 100,3 87,4 216,2 128,8 149,3 68,7 115,9 28,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВС-67 102,0 70,3 207,3 137,0 149,5 69,8 105,3 35,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВС66 102,0 69,1 206,7 137,6 149,3 69,7 104,7 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВС79 102,0 69,5 206,9 137,4 149,4 69,7 104,9 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-12-2 102,0 69,8 207,1 137,3 144,5 67,3 105,1 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВП-65 102,0 69,4 206,8 137,5 148,6 69,3 104,8 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 СТВС82 102,4 66,8 205,5 138,7 148,6 69,2 103,1 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 СТВС79 104,0 63,0 203,6 140,5 148,8 69,4 99,6 36,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 СТВП-82н 102,5 65,0 204,6 139,6 148,6 69,2 102,1 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-77 100,0 80,2 217,6 137,4 147,2 68,7 117,6 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/27 100,7 15,4 179,0 163,6 147,3 68,7 78,4 63,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-78 100,0 79,8 217,4 137,6 148,1 69,1 117,4 37,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-80 99,3 82,0 218,5 136,6 149,0 69,4 119,2 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3н СЭВС28 100,0 81,1 218,1 137,0 149,0 69,5 118,1 37,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 1630254 100,0 81,0 218,0 137,1 148,6 69,3 118,0 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-1 99,3 84,1 219,6 135,6 149,1 69,1 120,4 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 1630115 100,8 79,9 217,5 137,6 147,1 68,6 116,7 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-6 100,0 80,3 217,7 137,4 147,9 68,8 117,7 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-12 99,8 78,2 216,6 138,4 147,7 68,9 116,8 38,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-90 100,0 73,9 209,2 135,3 149,3 69,6 109,2 35,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-8 100,7 86,1 215,5 129,4 148,3 69,1 114,8 28,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВС27 100,7 83,6 219,4 135,8 148,5 69,3 118,7 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВП-60 102,4 67,8 206,0 138,2 149,5 69,5 103,7 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВП-61 102,3 67,5 205,9 138,4 149,1 69,6 103,6 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-3Б 103,0 69,5 206,9 137,4 149,6 69,5 103,9 34,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 1630311 100,0 68,1 206,2 138,1 147,9 69,0 106,2 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-40 100,5 72,2 208,3 136,1 149,3 69,7 107,8 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-38 100,0 61,1 202,6 141,5 148,6 69,3 102,6 41,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-39 100,3 63,0 203,6 140,6 149,2 69,6 103,2 40,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-41 100,0 72,2 208,3 136,1 149,4 69,7 108,3 36,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВП-59 102,8 68,1 206,2 138,1 149,5 69,5 103,4 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЕВП-46 100,0 78,2 216,6 138,4 147,4 68,7 116,6 38,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-23 100,2 62,8 203,5 140,6 148,5 69,3 103,3 40,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-12 100,0 79,6 217,3 137,7 147,9 68,5 117,3 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-25 100,0 62,4 203,2 140,9 148,3 69,2 103,2 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 1630165 101,0 79,2 217,1 137,9 147,1 68,6 116,1 36,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-6 100,1 82,6 218,8 136,3 148,3 68,3 118,7 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-3 100,6 82,1 218,6 136,5 148,2 68,3 118,0 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-5 100,0 83,3 219,2 135,9 148,8 68,8 119,2 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЕВП-55 100,0 80,5 217,8 137,3 148,5 69,0 117,8 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-4 100,0 83,4 219,3 135,9 148,9 68,9 119,3 35,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-8 101,0 83,6 219,4 135,8 148,5 68,2 118,4 34,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-2 101,9 84,0 219,6 135,6 149,0 69,0 117,7 33,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-82 100,0 81,6 218,3 136,7 148,6 69,3 118,3 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14-4 100,0 82,6 218,8 136,3 148,4 68,7 118,8 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЕВП-58 99,8 76,0 215,5 139,4 148,6 69,2 115,7 39,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-75 100,0 82,6 218,9 136,2 148,4 69,2 118,9 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-4 99,1 71,7 208,0 136,4 149,3 69,4 108,9 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-27 99,8 69,2 206,7 137,6 149,0 69,5 107,0 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-28 99,6 68,9 206,6 137,7 149,1 69,6 107,1 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-43 100,0 71,1 207,7 136,7 148,7 69,2 107,7 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-3 99,0 73,0 208,7 135,7 149,4 69,4 109,7 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-1 100,0 75,4 210,0 134,6 149,5 69,1 110,0 34,6
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-42 100,0 71,5 208,0 136,4 148,2 69,1 108,0 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-94 100,0 73,8 209,1 135,4 149,4 69,7 109,1 35,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-97 100,0 76,5 210,5 134,1 149,5 69,8 110,5 34,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-95 99,9 73,1 208,8 135,7 149,2 69,6 108,9 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 1630577 100,0 74,3 209,4 135,1 149,4 69,7 109,4 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-96 99,5 75,3 209,9 134,6 149,5 69,8 110,5 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-100 100,0 74,7 209,6 134,9 149,5 69,8 109,6 34,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-87 99,0 73,6 209,0 135,4 149,1 69,6 110,0 36,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-91 100,0 74,1 209,3 135,2 148,2 69,1 109,3 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-76 100,0 80,8 217,9 137,1 148,0 69,0 117,9 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-93 100,0 73,3 208,9 135,6 149,1 69,6 108,9 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-92 99,6 73,6 209,1 135,4 148,7 69,4 109,4 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-89 100,1 73,1 208,8 135,7 148,9 69,5 108,7 35,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-1а 100,0 85,0 220,1 135,1 149,1 68,7 120,1 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916108 103,0 72,9 216,2 143,3 148,8 69,1 113,2 40,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС-80 103,0 70,0 214,7 144,7 148,6 69,3 111,7 41,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 ІТП 103,0 72,2 215,8 143,6 148,5 69,3 112,8 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 441 101,0 74,3 216,9 142,6 148,8 68,4 115,9 41,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/5-2 101,7 72,5 216,0 143,5 147,3 68,7 114,3 41,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 442 101,0 74,3 216,9 142,6 148,7 68,4 115,9 41,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/2 102,0 74,0 216,8 142,7 148,8 69,0 114,8 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440 101,1 74,4 216,9 142,6 148,9 68,7 115,9 41,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 439 101,0 74,4 216,9 142,6 148,9 68,6 115,9 41,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 СТВП-41 102,9 73,2 216,3 143,2 147,6 68,9 113,4 40,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/5-1 101,8 72,7 216,1 143,4 147,3 68,6 114,3 41,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 1640155 102,0 72,4 215,9 143,5 147,3 68,7 113,9 41,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 СТВС57 101,9 73,6 216,5 143,0 148,7 69,4 114,6 41,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 444 101,6 74,3 216,9 142,6 148,6 68,5 115,3 41,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/4 104,8 73,9 216,7 142,8 148,7 68,7 111,9 38,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445 101,0 74,3 216,9 142,6 148,6 68,5 115,9 41,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/5 102,0 73,9 216,7 142,8 148,6 68,8 114,7 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/3 102,0 74,0 216,8 142,8 148,8 68,7 114,8 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 437 101,2 74,4 216,9 142,6 148,9 68,6 115,8 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 443 101,1 74,3 216,9 142,6 148,7 68,4 115,8 41,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) Вузол 102,0 73,4 216,5 143,0 147,6 68,6 114,5 41,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -16-8-4-4 103,0 82,5 221,2 138,7 148,3 68,3 118,2 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -16-8-4-3 102,0 82,5 221,1 138,7 147,5 68,6 119,1 36,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -16-8-4-1 103,0 82,5 221,1 138,7 146,2 69,1 118,2 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 404 103,0 82,5 221,2 138,7 149,5 68,9 118,2 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 405 102,7 81,8 220,8 139,0 149,5 68,9 118,1 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 406 104,0 81,5 220,6 139,2 149,5 68,9 116,6 35,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 436 101,2 74,4 216,9 142,6 149,0 68,6 115,8 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 438 101,1 74,4 216,9 142,6 148,9 68,6 115,8 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 403 102,0 83,8 221,8 138,0 149,6 68,9 119,8 36,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 /9-16-8-4 103,0 82,5 221,1 138,7 149,0 69,5 118,1 35,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 /9-16-8-5 102,1 83,0 221,4 138,4 149,3 69,5 119,3 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -16-8-4-2 102,5 82,5 221,1 138,7 146,5 69,0 118,7 36,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 402А 102,9 85,0 222,4 137,5 149,6 69,4 119,5 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 402 102,3 85,0 222,5 137,5 149,6 68,9 120,1 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 401а 100,9 100,1 236,9 136,8 149,6 68,9 136,0 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-1686 102,7 83,5 221,7 138,2 149,4 69,5 119,0 35,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-1 103,0 86,0 223,0 137,0 149,6 68,9 120,0 34,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916810 103,0 84,8 222,4 137,5 149,6 69,4 119,4 34,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-1689 103,0 84,6 222,2 137,7 149,5 69,4 119,2 34,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-1688 103,0 84,2 222,0 137,9 149,5 69,4 119,0 34,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-1687 103,0 83,7 221,8 138,1 149,4 69,5 118,8 35,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 /9-16-8-9а 103,0 84,8 222,3 137,6 149,5 69,4 119,3 34,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С0 Дрос ТМ-4 106,0 108,0 241,0 133,0 150,0 68,7 135,0 27,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) Вузол4 102,0 73,0 216,2 143,3 149,2 69,4 114,2 41,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ6 106,0 107,8 240,9 133,1 150,0 68,7 134,9 27,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) Вузол3 105,8 106,9 240,4 133,5 149,9 68,7 134,7 27,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 ІТП-35 102,0 72,8 216,1 143,4 147,8 68,8 114,1 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -30а-3-2ан 102,0 72,7 216,1 143,4 148,1 69,1 114,1 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А6 103,0 72,5 216,0 143,5 148,6 69,3 113,0 40,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 СТВС42-26 102,0 72,9 216,2 143,3 148,3 69,2 114,2 41,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 447 101,9 74,2 216,9 142,7 148,0 68,5 115,0 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС58 101,7 71,9 215,7 143,8 147,9 69,0 114,0 42,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 СТВС43-26 101,4 71,7 215,5 143,9 147,2 68,7 114,1 42,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А8 104,0 72,0 215,7 143,7 148,5 69,3 111,7 39,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/5 102,0 73,4 216,4 143,1 147,5 68,6 114,4 41,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/7 105,8 64,1 211,6 147,6 149,1 69,4 105,8 41,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А7 102,8 72,3 215,9 143,6 148,6 69,3 113,1 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/8 105,0 61,8 210,5 148,6 149,0 69,5 105,5 43,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/6 105,6 64,6 211,9 147,3 149,1 69,4 106,3 41,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 448 101,8 74,2 216,8 142,7 147,9 68,6 115,0 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/10 105,0 56,6 207,8 151,2 148,9 69,5 102,8 46,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/4 105,0 68,8 214,1 145,3 149,1 69,4 109,1 40,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-4 102,0 74,3 216,9 142,6 148,3 68,4 114,9 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/1 102,0 74,1 216,8 142,7 148,8 69,0 114,8 40,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/6 102,0 73,8 216,6 142,9 147,8 68,6 114,6 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 449 102,0 74,2 216,8 142,7 53,9 28,7 114,8 40,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4  445/2 102,0 73,8 216,6 142,9 148,4 68,9 114,6 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 446 102,0 74,2 216,9 142,6 148,2 68,5 114,9 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/1 101,7 74,2 216,8 142,7 148,5 68,8 115,2 41,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 СТВС36 102,6 66,5 212,9 146,4 149,0 69,5 110,2 43,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 СТВС37 103,3 75,9 217,8 141,8 149,1 69,6 114,5 38,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 СТВС38 103,4 75,2 217,4 142,2 149,0 69,5 113,9 38,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 СТВС83 103,8 79,6 219,6 140,1 149,4 69,7 115,9 36,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС42 103,0 74,0 216,8 142,8 148,8 69,4 113,8 39,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС55 102,0 73,4 216,4 143,1 148,7 69,4 114,4 41,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А5 104,0 73,7 216,6 142,9 148,6 68,9 112,6 38,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34  9-30а-6а 104,0 73,7 216,6 142,9 146,7 68,4 112,6 38,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВП-56н 102,0 73,6 216,5 143,0 148,8 68,8 114,5 41,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС43 103,0 74,0 216,8 142,8 148,6 69,3 113,8 39,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС56 102,0 73,6 216,6 142,9 148,9 69,3 114,6 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 1640178 102,7 72,7 216,1 143,4 148,7 69,4 113,4 40,7
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34  9-30а-8 102,6 73,8 216,7 142,8 148,5 68,8 114,0 40,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А7 102,9 73,7 216,6 142,9 148,0 68,9 113,7 40,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-6-1-5 102,4 67,7 213,5 145,8 148,5 68,8 111,2 43,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-6-1-7 102,7 66,7 213,0 146,3 148,1 68,9 110,3 43,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-6-1-8 103,0 66,3 212,8 146,5 148,0 69,0 109,8 43,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-6-1-6 102,3 67,2 213,3 146,0 148,3 68,9 111,0 43,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-13 102,0 62,5 210,8 148,3 148,1 69,1 108,8 46,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-6н 102,3 66,6 212,9 146,3 148,5 68,9 110,7 44,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-5н 102,4 67,6 213,4 145,9 148,6 68,9 111,1 43,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-10 102,0 65,5 212,4 146,9 148,4 69,0 110,4 44,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-11 102,0 64,1 211,7 147,5 148,3 69,0 109,7 45,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-12 102,0 63,4 211,3 147,9 148,2 69,1 109,3 45,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-25а 103,0 73,6 216,5 143,0 148,9 69,1 113,5 40,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-5-1 103,0 70,8 215,1 144,3 148,6 69,3 112,1 41,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916107 103,0 72,3 215,9 143,6 148,8 69,1 112,9 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А 102,7 73,5 216,5 143,0 148,9 69,1 113,8 40,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А2 103,6 73,3 216,4 143,1 148,8 69,2 112,8 39,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А1 103,0 73,4 216,4 143,1 148,8 69,2 113,4 40,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-6-1 103,0 70,4 214,9 144,5 148,7 69,0 111,9 41,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А3 104,0 73,2 216,3 143,2 148,8 69,2 112,3 39,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916106 103,0 71,8 215,6 143,8 148,7 69,1 112,6 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А6 103,9 73,7 216,6 142,9 148,6 69,0 112,7 39,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916105 103,0 71,7 215,6 143,9 148,7 69,3 112,6 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 КРП Рад 30 103,0 74,4 216,9 142,6 149,1 69,5 113,9 39,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -30а-4н 102,2 73,4 216,4 143,0 148,7 68,8 114,2 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -30а-3-1ан 102,8 73,1 216,3 143,2 148,4 68,9 113,4 40,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 429 102,6 74,8 217,1 142,4 149,2 68,9 114,6 39,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 9-30а-1а 102,3 73,8 216,7 142,8 149,0 69,1 114,4 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А4 103,0 74,2 216,8 142,7 148,6 69,3 113,8 39,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А2 103,0 73,9 216,7 142,8 148,9 69,4 113,7 39,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 432 102,0 74,4 217,0 142,6 149,1 68,5 115,0 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-3 102,0 74,4 217,0 142,6 149,2 68,8 115,0 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 431 102,0 74,4 217,0 142,6 149,1 68,5 115,0 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А 102,2 73,9 216,7 142,8 149,1 69,0 114,5 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А6 103,0 74,3 216,9 142,6 148,9 69,2 113,9 39,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-28а 104,0 73,8 216,7 142,8 149,0 69,0 112,7 38,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А 102,0 74,1 216,8 142,7 149,1 69,0 114,8 40,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-28в 102,7 73,9 216,7 142,8 149,1 69,0 114,0 40,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А1 102,9 73,9 216,7 142,8 148,9 69,4 113,8 39,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А5 103,0 74,2 216,9 142,7 148,7 69,3 113,9 39,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34  9-30а-1 102,0 74,0 216,7 142,8 149,1 69,1 114,7 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-26а 101,0 73,6 216,6 142,9 148,9 69,1 115,5 41,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-26б 102,4 73,7 216,6 142,9 149,0 69,0 114,2 40,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-27а 104,8 73,8 216,6 142,9 149,0 69,0 111,8 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29в 102,0 74,0 216,8 142,8 149,1 69,0 114,8 40,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А2 102,2 73,7 216,6 142,9 149,0 69,1 114,4 40,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29б 102,1 74,0 216,7 142,8 149,1 69,0 114,6 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-28б 102,9 73,9 216,7 142,8 149,1 69,0 113,8 39,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А3 102,0 73,7 216,6 142,9 148,9 69,1 114,6 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 430 103,0 74,5 217,0 142,5 149,2 69,0 114,0 39,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 428 102,6 74,8 217,2 142,4 149,2 68,9 114,5 39,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-11 102,0 74,0 216,8 142,8 149,2 69,4 114,8 40,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 /9-30А-2-1 102,1 73,5 216,5 143,0 148,9 69,3 114,5 40,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 446/1 102,0 72,7 216,1 143,4 147,7 68,8 114,1 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС44 103,0 73,7 216,6 142,9 148,8 69,4 113,6 39,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/6-1 102,6 73,3 216,4 143,1 147,7 68,9 113,8 40,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 407 104,0 80,1 219,9 139,8 149,5 69,0 115,9 35,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/3 102,0 73,4 216,4 143,0 148,3 68,9 114,4 41,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/4 102,0 73,4 216,4 143,1 148,1 68,1 114,4 41,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А4 104,1 73,0 216,2 143,3 148,8 69,2 112,1 39,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-2 103,5 79,7 219,7 140,0 149,5 69,0 116,2 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 408 103,5 79,8 219,8 140,0 149,5 69,0 116,2 36,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А5 104,0 72,7 216,1 143,4 148,7 69,2 112,1 39,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВП-81н 102,6 67,9 213,6 145,7 148,6 68,9 111,1 43,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 409 103,9 78,7 219,2 140,5 149,4 68,9 115,3 36,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 410 103,3 78,5 219,1 140,6 149,4 69,0 115,8 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 411 102,5 78,4 219,0 140,6 149,4 69,0 116,5 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 412 103,0 77,8 218,7 140,9 149,4 69,0 115,7 37,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4  418 104,6 76,3 218,0 141,6 149,4 68,9 113,4 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4  417/3 104,0 76,1 217,9 141,7 47,6 26,2 113,9 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417 104,4 76,5 218,1 141,5 149,4 69,0 113,6 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4  417/4 104,0 76,1 217,9 141,7 20,6 14,6 113,9 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 425/1 103,2 74,9 217,2 142,3 149,2 69,1 114,0 39,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/2 104,0 76,1 217,9 141,7 149,2 69,4 113,9 37,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 427 102,6 74,9 217,2 142,3 149,2 68,9 114,6 39,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/1 104,4 76,2 217,9 141,7 149,3 69,4 113,5 37,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29а8 103,0 74,6 217,1 142,5 149,0 69,2 114,1 39,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 426 102,6 75,0 217,3 142,3 149,3 68,9 114,7 39,7
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 425 102,2 75,1 217,3 142,2 149,3 68,9 115,1 40,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29а9 103,0 74,8 217,2 142,4 149,1 69,2 114,2 39,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А7 103,0 74,5 217,0 142,5 149,0 69,2 114,0 39,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/1-1 105,0 76,0 217,8 141,8 149,2 69,4 112,8 36,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/1-2 103,7 75,7 217,6 141,9 149,1 69,5 113,9 38,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/1-3 103,9 75,5 217,6 142,0 149,1 69,5 113,6 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 415 104,0 77,2 218,4 141,2 149,4 69,0 114,4 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/2-1 103,7 76,0 217,8 141,8 149,1 69,4 114,1 38,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 414 104,0 77,3 218,5 141,2 149,4 69,0 114,5 37,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ-4 104,0 75,9 217,8 141,8 143,0 65,4 113,8 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ-3 104,0 75,9 217,8 141,8 143,9 65,0 113,8 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ-2 103,9 76,0 217,8 141,8 145,5 64,3 113,9 37,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 416 104,0 76,8 218,2 141,4 149,4 69,0 114,2 37,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ-1 104,0 76,0 217,8 141,8 148,2 63,2 113,8 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 434 101,5 74,4 217,0 142,6 149,0 68,6 115,5 41,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 433 102,0 74,4 217,0 142,6 149,1 68,6 114,9 40,5
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 435 101,0 74,4 217,0 142,6 149,0 68,6 116,0 41,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-9-1 103,0 70,7 215,1 144,4 148,8 69,4 112,1 41,4
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1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-8 102,8 71,1 215,2 144,2 149,1 69,4 112,4 41,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-10 102,4 71,8 215,6 143,8 149,1 69,4 113,2 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 /5-9-1л 102,9 69,2 214,3 145,1 149,1 69,5 111,3 42,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 -5-9-2л 102,7 67,5 213,4 145,9 149,0 69,5 110,7 43,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-9 102,7 71,2 215,3 144,1 149,1 69,4 112,5 41,4
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-7-1 102,9 70,3 214,8 144,6 148,1 68,8 111,9 41,6
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-6 103,0 69,7 214,5 144,9 149,0 69,5 111,5 41,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-7 102,6 70,5 215,0 144,4 149,1 69,4 112,3 41,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 420 104,0 75,9 217,8 141,8 149,3 69,0 113,8 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 424 103,0 75,4 217,5 142,1 149,3 68,9 114,5 39,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4  419 104,0 76,0 217,8 141,8 149,3 69,0 113,8 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 423 103,7 75,6 217,6 142,0 149,3 68,9 113,9 38,3
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422 104,0 75,8 217,7 141,9 149,3 68,9 113,7 37,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/1А 104,0 75,8 217,7 141,9 149,3 69,3 113,7 37,9
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/1 104,1 75,8 217,7 141,9 149,3 69,3 113,6 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/2 104,0 75,6 217,6 142,0 149,3 69,3 113,6 38,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А 104,0 75,6 217,6 142,0 149,3 68,9 113,6 38,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421 104,0 75,9 217,7 141,8 149,3 69,0 113,7 37,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 413 104,0 77,4 218,5 141,1 149,4 69,0 114,5 37,1
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/9 105,0 59,5 209,3 149,8 149,0 69,5 104,3 44,8
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 412А 102,9 77,5 218,6 141,1 149,4 69,0 115,7 38,2
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/3 105,0 71,4 215,4 144,0 149,2 69,4 110,4 39,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/5 105,0 67,3 213,3 146,0 149,1 69,4 108,3 41,0
1.1.2 ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС81 102,6 68,9 214,1 145,2 148,6 69,0 111,5 42,6

1.2.3 ДТЕЦ4 24 Н.О.25 110,0 69,8 195,1 125,3 148,6 68,3 85,1 15,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/24А 113,0 65,6 192,9 127,3 147,4 68,1 79,9 14,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/25А 112,2 65,5 192,9 127,4 147,2 68,1 80,8 15,2
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/27А 112,0 65,3 192,8 127,5 146,8 68,3 80,8 15,5
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/26А 112,0 65,4 192,8 127,4 147,0 68,2 80,8 15,4
1.2.3 ДТЕЦ4 43 304 103,0 62,1 191,2 129,1 149,8 69,5 88,2 26,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 519 101,0 76,8 198,7 121,9 149,8 69,0 97,7 20,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/7-3 104,2 72,0 196,3 124,3 147,8 69,0 92,1 20,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/7А 104,0 73,4 197,0 123,6 148,7 68,6 93,0 19,6
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/8 105,0 64,1 192,1 128,1 148,8 69,0 87,1 23,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/9 104,8 64,2 192,2 128,0 149,0 68,9 87,4 23,2
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/10 105,6 64,3 192,3 127,9 149,1 68,8 86,7 22,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/10А 106,0 64,3 192,3 127,9 147,4 66,2 86,3 22,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413СМ 105,0 76,4 198,5 122,2 149,3 68,9 93,5 17,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413А 104,8 76,8 198,7 121,9 149,3 68,2 93,9 17,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 415 104,0 76,3 198,5 122,2 149,3 68,2 94,5 18,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407/4 104,0 77,1 198,9 121,8 146,9 66,1 94,9 17,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407/10 105,0 76,9 198,8 121,9 145,5 66,7 93,8 16,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/10Б 100,0 76,9 198,8 121,9 148,0 68,4 98,8 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-5 101,6 70,8 195,6 124,9 147,4 68,4 94,0 23,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/14 102,1 70,8 195,6 124,9 148,8 68,5 93,5 22,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535/6 104,5 65,1 192,7 127,6 149,5 69,0 88,2 23,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС42 102,3 64,6 192,4 127,8 149,5 69,7 90,1 25,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СТВС62 104,0 68,6 194,5 125,9 149,4 69,7 90,5 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 #480 97,6 61,5 190,8 129,3 149,1 69,6 93,2 31,8
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-8 101,4 72,0 196,3 124,3 149,2 68,6 94,9 22,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/5-1 103,0 52,9 186,4 133,5 148,3 69,2 83,4 30,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608 103,0 79,5 200,1 120,6 149,8 69,1 97,1 17,6
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-6 101,7 70,8 195,6 124,9 148,4 68,0 93,9 23,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 607 103,0 79,6 200,2 120,6 149,8 69,1 97,2 17,6
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/3(4) 104,0 76,1 198,4 122,3 149,7 68,9 94,4 18,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/5(6) 104,0 74,8 197,7 122,9 149,6 68,9 93,7 18,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/6(7) 104,0 74,6 197,6 123,0 149,6 68,9 93,6 19,0
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-9-3 103,6 74,5 197,5 123,1 149,3 69,4 94,0 19,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #3 104,2 73,5 197,1 123,5 149,6 69,0 92,9 19,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #4 104,2 73,1 196,8 123,8 149,5 69,0 92,6 19,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 Пт-529А 106,2 70,8 195,6 124,8 149,5 69,3 89,5 18,6
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/12-1 104,7 70,7 195,6 124,9 149,3 69,1 90,9 20,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #886 104,9 77,3 199,0 121,7 148,6 65,3 94,1 16,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413 105,0 76,8 198,7 121,9 149,3 68,3 93,7 16,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411 104,9 77,0 198,8 121,9 149,4 68,3 93,9 17,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409 104,0 77,1 198,9 121,8 149,4 68,3 94,9 17,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 412 105,0 76,9 198,8 121,9 149,3 68,3 93,8 16,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #2201 101,7 54,2 187,1 132,9 148,5 69,3 85,4 31,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 408А 104,0 77,2 198,9 121,8 149,4 68,3 94,9 17,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 408 104,0 77,2 198,9 121,7 149,4 68,3 94,9 17,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 410 104,0 77,1 198,9 121,8 149,4 68,3 94,9 17,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/2 104,4 63,7 192,0 128,2 147,2 68,3 87,6 23,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 УЗШ5 104,0 77,4 199,1 121,6 149,5 68,2 95,1 17,6
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #2190 103,0 70,0 195,3 125,2 148,6 69,3 92,2 22,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 536А/4 99,0 66,6 193,4 126,9 149,4 69,6 94,4 27,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 536А/2 99,0 67,6 194,0 126,4 149,6 69,6 95,0 27,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #2186 103,0 70,0 195,2 125,2 148,4 69,3 92,2 22,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 522 106,0 73,5 197,0 123,5 149,8 69,0 91,0 17,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 536А/1 99,0 67,7 194,0 126,3 149,6 69,6 95,0 27,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 536А/3 99,0 67,6 193,9 126,4 149,6 69,6 94,9 27,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 536А 99,6 67,8 194,1 126,3 149,6 68,9 94,5 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 536 99,5 68,0 194,2 126,2 149,6 68,9 94,7 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539 99,0 67,4 193,9 126,4 149,6 68,9 94,9 27,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/4 100,0 67,6 194,0 126,4 100,5 48,2 94,0 26,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/3 100,0 67,6 194,0 126,4 102,6 49,1 94,0 26,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/2 100,0 67,6 194,0 126,4 104,1 49,8 94,0 26,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 615/3 102,5 77,2 199,0 121,7 148,2 69,0 96,5 19,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/1 100,0 67,6 194,0 126,4 108,3 51,5 94,0 26,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 540 99,1 67,1 193,7 126,6 149,5 68,9 94,7 27,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 541 99,8 66,8 193,6 126,7 149,5 69,0 93,8 27,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/2 99,1 63,6 191,9 128,3 149,5 68,9 92,8 29,2
1.2.3 ДТЕЦ4 43 309/3К12/2 104,4 49,3 184,6 135,3 148,6 69,4 80,2 30,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 615/2 102,5 77,3 199,0 121,7 148,4 68,9 96,4 19,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/1 99,6 65,8 193,0 127,2 149,5 68,8 93,4 27,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 537 99,4 67,7 194,0 126,3 149,6 68,9 94,7 27,0
1.2.3 ДТЕЦ4 460 620-БН 104,2 75,9 198,3 122,4 149,3 69,6 94,1 18,2

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1666



1.2.3 ДТЕЦ4 460 621 104,2 75,8 198,2 122,4 149,5 69,0 94,0 18,2
1.2.3 ДТЕЦ4 56 П538 99,0 67,6 194,0 126,4 149,6 68,9 95,0 27,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18-7 103,3 41,0 180,3 139,3 148,8 69,4 77,0 36,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/8В 103,4 41,1 180,4 139,3 148,9 69,1 77,0 35,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 532А/1 103,5 69,1 194,7 125,7 149,6 69,2 91,3 22,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18-1 103,0 40,9 180,3 139,4 119,9 26,0 77,3 36,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/19 103,0 39,9 179,8 139,8 148,4 69,0 76,8 36,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 533 101,4 69,0 194,7 125,7 149,7 69,0 93,3 24,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18-6 103,3 40,9 180,3 139,4 148,7 69,4 77,0 36,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18-4 103,5 40,9 180,3 139,4 138,0 53,5 76,8 35,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18 102,6 40,9 180,3 139,4 148,5 68,8 77,7 36,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 533/1А 102,9 68,8 194,6 125,8 149,6 68,7 91,7 22,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535/5 104,7 65,2 192,7 127,5 149,5 69,0 88,1 22,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18-8 103,3 41,0 180,3 139,3 148,8 69,1 77,1 36,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 532А 100,9 69,3 194,8 125,6 149,7 69,0 93,9 24,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 532А/2-1 104,0 68,7 194,5 125,9 149,5 69,7 90,5 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18-3 103,7 40,9 180,3 139,4 133,8 47,2 76,5 35,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 532А/2 104,0 68,7 194,5 125,8 149,5 69,2 90,5 21,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/7-3 103,0 46,2 183,1 136,9 149,3 69,5 80,1 33,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/6 104,0 48,0 184,0 136,0 149,6 69,5 80,0 32,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/8 102,8 45,6 182,8 137,1 149,5 69,5 80,0 34,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535/2А 103,0 66,0 193,1 127,1 149,6 69,3 90,1 24,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535/4 104,1 65,4 192,8 127,4 149,5 69,0 88,8 23,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535/2 102,7 66,7 193,5 126,8 149,6 69,3 90,8 24,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535 101,2 68,3 194,3 126,0 149,6 69,0 93,1 24,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 532А/4 103,8 68,7 194,5 125,9 149,4 68,8 90,7 22,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535/2а-2 102,7 64,9 192,6 127,7 149,5 69,7 89,9 25,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 536А/3-3-1 99,0 66,9 193,6 126,7 149,5 69,8 94,6 27,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/7-4 102,9 46,0 183,0 137,0 149,1 69,6 80,1 34,1
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-9-43 104,0 70,5 195,5 125,0 149,2 69,1 91,5 21,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/7-2 103,0 46,3 183,1 136,8 149,4 69,5 80,1 33,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СТРОИТ.19 103,9 45,3 182,6 137,3 149,2 69,6 78,7 33,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/7-1 103,0 46,3 183,1 136,8 149,4 69,5 80,1 33,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/13 102,0 68,1 194,2 126,1 149,2 69,1 92,2 24,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 216/5 103,5 51,8 186,0 134,2 149,0 69,1 82,4 30,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 216/8 102,1 51,5 185,8 134,3 147,8 68,9 83,7 32,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 216/7 102,4 51,5 185,8 134,3 148,0 68,8 83,4 31,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 216/4 103,9 52,3 186,2 133,9 149,2 69,2 82,4 30,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 216/6 103,0 51,6 185,9 134,3 148,3 68,7 82,9 31,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/14 102,0 67,0 193,7 126,6 149,1 69,1 91,7 24,6
1.2.3 ДТЕЦ4 460 6П-2 103,0 65,1 192,7 127,6 149,1 69,0 89,7 24,6
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/22 104,0 64,8 192,5 127,7 148,9 68,9 88,5 23,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/19 102,5 65,0 192,6 127,6 149,0 69,0 90,1 25,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/18 102,8 65,0 192,7 127,6 149,0 69,0 89,9 24,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/17 103,6 65,3 192,8 127,5 149,1 69,1 89,2 23,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/15 103,0 66,3 193,3 127,0 149,1 69,1 90,4 24,0
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/28-1 100,0 63,9 192,1 128,2 148,6 68,9 92,1 28,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/24 101,5 64,7 192,5 127,8 148,9 68,9 91,0 26,3
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-9-1 103,0 73,2 196,9 123,7 149,4 68,9 93,9 20,7
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-9-4 103,0 74,4 197,5 123,1 149,1 69,5 94,5 20,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/10 104,8 72,4 196,5 124,1 149,5 69,0 91,7 19,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/28-2б 101,0 63,2 191,7 128,5 148,4 68,4 90,7 27,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/28-5 102,0 62,4 191,3 128,9 147,7 68,7 89,3 26,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/28-4 102,0 62,7 191,5 128,7 148,0 68,6 89,5 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/28-3 101,1 63,1 191,6 128,6 148,3 68,5 90,5 27,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/11 105,0 72,2 196,4 124,2 149,4 69,0 91,4 19,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/12 104,2 70,8 195,6 124,8 149,3 69,1 91,4 20,6
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/13 103,2 70,8 195,6 124,9 149,0 68,4 92,5 21,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 533/1б 99,0 67,8 194,1 126,3 149,6 69,6 95,1 27,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535/3 103,8 65,7 193,0 127,3 149,5 69,0 89,2 23,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535/1 102,5 66,9 193,6 126,7 149,6 69,3 91,1 24,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 534 102,0 68,6 194,5 125,9 149,6 69,0 92,4 23,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 533/5 105,0 67,3 193,8 126,5 149,4 68,8 88,8 21,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 533/4 103,5 68,6 194,5 125,9 149,5 68,8 91,0 22,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/31-1А 99,3 63,9 192,1 128,1 147,8 68,9 92,7 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/31 99,0 64,1 192,2 128,1 148,3 69,1 93,2 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/30-2 99,0 63,0 191,6 128,6 148,5 69,3 92,5 29,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 436/4 107,8 71,4 195,9 124,6 147,5 68,6 88,2 16,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #807 107,6 71,4 195,9 124,6 147,5 68,7 88,3 16,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 213/4 104,0 52,5 186,3 133,8 149,2 68,9 82,3 29,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 216 104,0 54,6 187,4 132,8 149,5 69,3 83,4 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СК-1 104,0 54,4 187,3 132,9 149,5 69,3 83,3 28,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 212/1А 106,3 54,8 187,5 132,7 149,7 69,5 81,2 26,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СК-3 104,0 54,0 187,1 133,1 149,5 69,3 83,1 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СК-2 104,0 54,3 187,2 133,0 149,5 69,3 83,2 29,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 215/3 105,0 53,1 186,7 133,5 149,4 69,7 81,7 28,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 215/4А 105,0 52,6 186,4 133,8 149,3 69,7 81,4 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 533/3 103,5 68,7 194,5 125,9 149,6 68,8 91,0 22,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 533/2 103,2 68,8 194,6 125,8 149,6 68,8 91,4 22,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 532А/3 104,0 68,7 194,5 125,8 149,5 68,7 90,5 21,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 530А 100,0 70,1 195,3 125,1 149,7 69,0 95,3 25,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 531 100,6 69,7 195,1 125,3 149,7 69,0 94,4 24,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 215/3А 105,0 53,0 186,6 133,6 149,4 69,7 81,6 28,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 215/2А 105,0 53,4 186,8 133,4 149,4 69,6 81,8 28,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 215/1 104,4 54,1 187,1 133,1 149,5 69,6 82,7 28,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СК-4 104,0 53,9 187,0 133,2 149,5 69,4 83,0 29,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СМ(213/6А) 104,4 52,1 186,1 134,0 148,7 69,1 81,8 29,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 215/1А 104,9 53,9 187,1 133,1 149,5 69,6 82,2 28,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/4А 103,0 54,8 187,4 132,6 149,7 69,4 84,4 29,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/3 104,0 56,3 188,2 131,8 149,8 69,4 84,2 27,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6 103,0 53,9 186,9 133,0 149,7 69,4 83,9 30,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6-1Б 103,0 51,2 185,5 134,3 149,5 69,7 82,5 31,3
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/5 103,0 54,4 187,2 132,8 149,7 69,4 84,2 29,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6-2А 103,1 50,2 185,0 134,8 149,4 69,7 81,9 31,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/4-4 104,1 55,5 187,7 132,3 149,6 69,8 83,6 28,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210 107,0 55,5 187,9 132,4 149,8 69,5 80,9 25,4

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1667



1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6-1А 103,0 52,3 186,1 133,8 149,6 69,6 83,1 30,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/5 104,0 48,9 184,5 135,5 149,6 69,5 80,5 31,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6-1В 103,0 50,8 185,3 134,5 149,4 69,7 82,3 31,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 203 104,3 68,6 194,5 125,9 149,9 69,4 90,2 21,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208 105,0 58,2 189,1 131,0 149,9 69,4 84,1 26,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/3 99,0 64,5 192,3 127,9 149,2 69,1 93,3 28,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 557/2 101,0 64,6 192,4 127,8 148,9 69,0 91,4 26,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 557/1 101,0 64,8 192,5 127,7 149,0 68,9 91,5 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 43 #1 102,2 74,0 197,3 123,3 149,9 69,5 95,2 21,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 556 101,0 64,8 192,5 127,7 149,0 68,9 91,5 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 43 302/1Б 102,7 68,9 194,7 125,8 149,8 69,6 92,0 23,1
1.2.3 ДТЕЦ4 43 302 103,0 69,0 194,7 125,7 149,9 69,5 91,7 22,7
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-3 104,8 64,6 192,4 127,8 148,6 68,7 87,6 23,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7 104,0 64,0 192,1 128,1 148,5 68,9 88,1 24,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-5 106,2 64,9 192,6 127,6 148,8 68,9 86,4 21,4
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-6 106,0 65,2 192,7 127,5 148,8 68,9 86,7 21,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 202А 102,4 74,9 197,8 122,9 150,0 69,4 95,4 20,4
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-4 105,4 64,7 192,5 127,8 148,6 68,7 87,1 22,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 201 102,0 77,6 199,2 121,6 150,0 69,4 97,2 19,6
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/6 103,2 63,9 192,1 128,1 148,4 68,9 88,9 25,0
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/3 103,4 63,7 192,0 128,2 148,0 68,7 88,5 24,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-7А 106,0 65,4 192,8 127,4 148,9 68,9 86,8 21,4
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/4 103,0 63,7 192,0 128,2 148,2 68,9 89,0 25,2
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/5 103,0 63,8 192,0 128,2 148,3 68,9 89,0 25,2
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-9 107,9 67,0 193,6 126,7 149,2 68,7 85,8 18,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/8А 104,0 64,1 192,2 128,0 148,9 69,0 88,2 24,0
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-9А 107,8 67,3 193,8 126,5 149,2 68,7 86,0 18,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208А 105,4 56,9 188,5 131,6 149,9 69,5 83,1 26,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 206Б 105,0 61,2 190,7 129,5 149,9 69,4 85,7 24,5
1.2.3 ДТЕЦ4 24 407/7-7 106,0 65,7 193,0 127,3 148,9 68,8 87,0 21,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-8 108,0 66,5 193,4 126,9 149,1 68,8 85,4 18,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-10 108,1 68,0 194,2 126,2 149,4 68,7 86,1 18,0
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-2 104,3 64,4 192,3 127,9 148,5 68,8 88,0 23,6
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-1 104,7 64,3 192,2 128,0 148,4 68,8 87,5 23,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 529А 104,0 71,4 195,9 124,6 149,7 69,0 91,9 20,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 526 109,0 72,0 196,3 124,2 149,7 69,0 87,3 15,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 529 108,7 71,8 196,1 124,4 149,7 69,0 87,4 15,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 523 106,9 73,2 196,9 123,7 149,8 69,0 89,9 16,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 522А 106,4 73,5 197,0 123,5 149,8 69,0 90,7 17,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 530 101,2 70,6 195,5 124,9 149,7 69,0 94,4 23,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 528 109,0 71,8 196,2 124,3 149,7 69,0 87,2 15,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 525 108,0 72,5 196,5 124,0 149,7 69,0 88,5 16,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 524 108,9 73,0 196,7 123,8 149,8 69,0 87,8 14,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 526/1 108,1 69,8 195,1 125,3 149,7 69,2 87,0 17,2
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-11 108,2 68,7 194,5 125,9 149,5 68,6 86,3 17,6
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/7-12 108,6 69,0 194,7 125,7 149,5 68,6 86,1 17,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #2189 103,2 70,1 195,3 125,2 148,8 68,9 92,1 22,0
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #2184 103,0 70,0 195,3 125,2 148,8 69,2 92,3 22,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #2183 103,2 70,1 195,3 125,2 148,8 69,1 92,1 22,0
1.2.3 ДТЕЦ4 446 #8 103,4 70,3 195,4 125,1 149,1 69,1 92,1 21,7
1.2.3 ДТЕЦ4 446 #7 103,8 70,5 195,5 125,0 149,2 69,1 91,6 21,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/12-5 103,1 70,2 195,3 125,1 149,0 69,1 92,3 22,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 520 101,0 75,9 198,3 122,4 149,8 68,9 97,3 21,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 П521 105,0 74,4 197,5 123,1 149,8 69,0 92,5 18,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 615/3КАУН3 101,7 77,1 198,9 121,8 148,0 69,1 97,2 20,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #19 104,2 75,8 198,2 122,4 149,5 69,0 94,0 18,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622 103,7 75,7 198,2 122,5 149,5 69,0 94,5 18,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/2 103,5 74,0 197,3 123,3 149,4 69,0 93,8 19,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/1 103,5 75,4 198,0 122,6 149,4 69,0 94,5 19,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #22 102,4 72,7 196,6 123,9 149,3 69,0 94,3 21,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #21 103,0 73,1 196,8 123,7 149,4 69,0 93,8 20,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 РД17ВЫХ 101,9 70,9 195,7 124,8 149,3 69,1 93,8 22,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 НС17ВХ 101,7 70,7 195,6 124,9 149,3 69,1 93,9 23,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/6 102,0 72,1 196,3 124,2 149,3 69,1 94,3 22,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/3 103,0 73,3 196,9 123,6 149,4 69,0 93,9 20,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/8-3Б 103,5 43,1 181,4 138,4 149,1 69,0 78,0 34,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18-2 103,9 40,9 180,3 139,4 130,6 42,3 76,4 35,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 507 102,0 82,2 201,6 119,3 150,0 68,9 99,6 17,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 508 102,0 81,8 201,3 119,5 149,9 68,9 99,3 17,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 509 101,6 81,0 200,9 119,9 149,9 68,9 99,3 18,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 510 102,0 80,2 200,5 120,3 149,9 68,9 98,5 18,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 511 102,2 80,0 200,4 120,4 149,9 68,9 98,2 18,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 502 103,0 84,1 202,5 118,4 150,0 68,9 99,6 15,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 503 102,3 83,1 202,0 118,9 150,0 68,9 99,7 16,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 504 102,1 83,0 202,0 119,0 150,0 68,9 99,9 16,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 505 102,2 82,7 201,8 119,1 150,0 68,9 99,6 16,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 506 (пов) 101,9 82,5 201,7 119,2 150,0 68,9 99,7 17,3
1.2.3 ДТЕЦ4 42 ЦТПТАМП 104,0 37,8 178,7 140,9 148,1 69,1 74,7 36,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18-10 103,0 41,0 180,3 139,3 148,3 69,2 77,3 36,3
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/18-5 103,5 40,9 180,3 139,4 145,0 63,9 76,8 35,9
1.2.3 ДТЕЦ4 43 ДТЕЦ 102,4 78,6 199,7 121,1 149,9 69,4 97,3 18,8
1.2.3 ДТЕЦ4 М23 ШП 101А 102,8 84,9 203,0 118,0 146,0 63,2 100,2 15,3
1.2.3 ДТЕЦ4 М23 УЗ 101Б 103,0 84,9 202,9 118,0 142,6 64,7 99,9 15,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 203А 103,0 72,5 196,6 124,0 149,9 69,4 93,6 21,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/20 104,0 39,2 179,4 140,2 148,3 69,0 75,5 36,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/19А 103,6 39,5 179,6 140,0 148,3 69,0 76,0 36,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #25 101,0 68,9 194,7 125,7 149,2 69,1 93,7 24,7
1.2.3 ДТЕЦ4 М23 ТК102 103,0 84,9 202,9 118,0 138,9 64,6 99,9 15,0
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #24 101,0 69,1 194,7 125,7 149,2 69,1 93,7 24,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #23 101,2 70,3 195,4 125,1 149,3 69,1 94,2 23,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/10 101,0 69,8 195,1 125,3 149,2 69,1 94,1 24,3
1.2.3 ДТЕЦ4 42 201А 102,3 79,6 200,2 120,6 150,0 69,4 97,9 18,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/9 101,0 70,2 195,3 125,1 149,3 69,1 94,3 24,1
1.2.3 ДТЕЦ4 46 6П-1 101,5 70,5 195,5 125,0 149,3 69,1 94,0 23,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 401/6 101,4 78,9 199,8 121,0 149,2 69,6 98,5 19,6
1.2.3 ДТЕЦ4 М23 ТМ-1 Колл. 102,1 84,9 203,0 118,0 147,2 62,6 100,8 15,9
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1.2.3 ДТЕЦ4 420 200 103,0 82,7 201,8 119,1 150,0 69,4 98,8 16,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 602 102,0 82,2 201,5 119,4 149,9 69,0 99,5 17,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/7 103,0 46,4 183,2 136,8 149,5 69,5 80,1 33,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/8-2Б 103,3 43,9 181,8 138,0 149,2 68,9 78,6 34,7
1.2.3 ДТЕЦ4 420 300 103,0 83,2 202,1 118,9 150,0 69,4 99,1 15,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/8-1Б 103,0 45,2 182,5 137,4 149,4 68,9 79,5 34,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/7-1Б 103,1 46,2 183,1 136,9 149,5 69,5 79,9 33,7
1.2.3 ДТЕЦ4 430 100 103,0 84,9 203,0 118,0 148,8 61,9 100,0 15,0
1.2.3 ДТЕЦ4 24 УЗ400 102,0 83,7 202,3 118,6 150,0 68,2 100,3 16,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 500 103,0 84,7 202,9 118,1 150,0 68,9 99,9 15,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 4П-1 102,0 83,9 202,4 118,5 150,0 68,2 100,4 16,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 400 103,0 84,8 202,9 118,1 150,0 68,2 99,9 15,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/42 100,4 83,0 202,0 118,9 146,3 59,9 101,5 18,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/43 101,0 83,0 202,0 118,9 139,5 62,8 101,0 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/6А 104,0 47,7 183,8 136,1 149,6 69,5 79,8 32,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/44 101,0 83,0 202,0 118,9 137,2 63,8 101,0 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 600 103,0 84,4 202,7 118,3 150,0 68,9 99,7 15,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 4П-1 102,0 83,6 202,2 118,7 150,0 68,9 100,2 16,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А 102,0 83,5 202,2 118,7 149,9 68,4 100,2 16,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 УЗ Крак.5 103,6 51,7 185,9 134,2 148,8 68,9 82,3 30,6
1.2.3 ДТЕЦ4 460 605 101,1 80,9 200,9 120,0 149,9 69,0 99,8 18,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6А-1 103,0 50,9 185,4 134,5 149,6 69,7 82,4 31,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6А-2Б 104,0 45,5 182,6 137,1 149,5 69,8 78,6 33,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6А-2А 104,0 46,3 183,0 136,7 149,5 69,7 79,0 32,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 603 101,3 81,7 201,3 119,6 149,9 69,0 100,0 18,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/10 103,6 50,3 185,1 134,8 149,5 69,0 81,4 31,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6А 103,0 51,5 185,7 134,2 149,7 69,4 82,7 31,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/20 102,0 64,9 192,6 127,7 149,0 68,9 90,6 25,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/7 103,0 51,2 185,5 134,4 149,6 69,2 82,5 31,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #26 103,0 66,2 193,2 127,1 149,1 69,2 90,2 24,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/16А 103,0 65,8 193,0 127,3 149,1 69,2 90,0 24,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/22А 104,0 64,8 192,5 127,7 148,9 68,9 88,5 23,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/21 103,3 64,9 192,6 127,7 149,0 68,9 89,3 24,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #30 99,0 64,5 192,4 127,9 148,8 69,0 93,4 28,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #29 103,0 64,8 192,5 127,8 148,9 68,9 89,5 24,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/29 100,0 64,2 192,2 128,0 148,6 69,1 92,2 28,0
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/28 100,3 64,3 192,2 128,0 148,7 69,0 91,9 27,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/25 102,3 64,6 192,4 127,8 148,9 69,0 90,1 25,5
1.2.3 ДТЕЦ4 CD2 622/27 99,6 64,4 192,3 127,9 148,8 69,0 92,7 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 604 101,1 81,4 201,1 119,7 149,9 69,0 100,0 18,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 512 102,6 79,9 200,3 120,5 149,9 68,9 97,8 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 401/1 101,0 80,6 200,7 120,1 149,8 69,4 99,7 19,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 401/2 101,0 80,2 200,5 120,3 149,7 69,4 99,5 19,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 402 101,4 80,5 200,7 120,2 149,9 68,2 99,2 18,7
1.2.3 ДТЕЦ4 24 401 101,1 80,8 200,8 120,0 149,9 68,2 99,7 18,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 ШО3 101,0 81,4 201,1 119,7 149,9 68,2 100,1 18,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 554 99,0 64,9 192,6 127,6 149,2 69,0 93,6 28,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 553 98,2 65,1 192,6 127,6 149,2 69,0 94,4 29,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 552А 98,0 65,2 192,7 127,5 149,3 68,9 94,7 29,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/4 99,0 64,4 192,3 127,9 149,1 68,7 93,3 28,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/6 99,7 64,2 192,2 128,0 148,6 68,7 92,5 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/7 99,7 64,0 192,1 128,1 148,6 68,7 92,4 28,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС146 100,0 61,9 191,0 129,1 149,1 69,5 91,0 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 545 99,4 66,1 193,2 127,1 149,5 69,0 93,8 27,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-7 99,2 64,9 192,5 127,7 149,3 69,3 93,3 28,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-8 99,8 64,1 192,1 128,1 149,3 69,4 92,3 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-8а 100,0 63,7 192,0 128,2 149,2 69,4 92,0 28,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-9 99,9 63,3 191,7 128,4 149,2 69,4 91,8 28,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-10 100,0 54,3 187,1 132,8 149,1 69,4 87,1 32,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/6-1 100,0 60,0 190,0 130,1 149,0 69,5 90,0 30,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС31 99,0 63,8 192,0 128,2 149,1 69,6 93,0 29,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС32 100,0 58,8 189,4 130,6 148,3 69,2 89,4 30,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 БН107 98,0 64,9 192,6 127,7 149,1 69,5 94,6 29,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 557/4 100,4 64,5 192,4 127,9 148,8 68,3 92,0 27,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 552/1-4 98,0 63,2 191,7 128,5 149,0 69,5 93,7 30,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 552/1-1 98,0 64,3 192,2 128,0 149,0 69,5 94,2 30,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/10А 98,6 64,1 192,1 128,1 148,3 68,7 93,6 29,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СТВС15 98,8 62,6 191,4 128,8 148,5 69,3 92,6 30,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 БН104 98,4 63,9 192,0 128,2 147,6 68,9 93,7 29,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 БН101 99,0 63,7 191,9 128,2 148,6 69,3 92,9 29,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 БН100 99,0 64,1 192,1 128,1 148,7 69,4 93,1 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-11 99,0 41,3 180,4 139,1 149,0 69,5 81,4 40,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/11-1 99,0 62,3 191,2 128,9 148,6 69,3 92,2 29,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 БН112 98,1 43,9 181,8 137,8 148,9 69,5 83,6 39,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/3 99,0 64,3 192,3 128,0 149,0 69,0 93,3 29,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 ЦТП110 98,4 63,6 191,9 128,3 148,6 69,3 93,5 29,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/7-2 98,5 63,9 192,0 128,2 148,7 69,3 93,6 29,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/7-1 98,3 64,0 192,1 128,1 148,7 69,1 93,8 29,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/1-8а 98,8 61,7 190,9 129,2 149,0 69,4 92,1 30,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 #183 98,7 61,0 190,6 129,5 149,0 69,4 91,9 30,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СТВП-16 98,7 63,4 191,8 128,4 148,2 69,1 93,1 29,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 559/4А 99,3 64,8 192,5 127,7 148,0 69,0 93,2 28,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 ТП116 101,0 59,6 189,8 130,2 148,7 69,4 88,8 29,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/8 100,0 63,6 191,9 128,3 148,6 68,7 91,9 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/9 100,5 63,2 191,7 128,5 148,5 68,7 91,1 28,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 435 108,0 71,7 196,1 124,4 148,2 68,0 88,1 16,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 439 110,0 71,7 196,1 124,4 144,6 66,7 86,1 14,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 БНБор30а 108,0 71,5 196,0 124,5 147,4 68,8 88,0 16,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/11 99,3 62,4 191,3 128,9 148,4 68,7 92,0 29,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 СТВПБор38 107,8 71,3 195,9 124,6 147,3 68,7 88,1 16,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 СТВППОЛІС4 108,0 69,8 195,1 125,3 147,2 68,7 87,1 17,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #623 109,9 70,9 195,7 124,8 143,9 67,1 85,7 14,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-13 100,0 60,4 190,3 129,8 148,5 69,2 90,3 29,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 215/2 105,0 53,8 187,0 133,2 149,5 69,6 82,0 28,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 212/1 107,4 54,4 187,3 132,9 149,6 69,6 80,0 25,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 401/4 101,0 79,9 200,4 120,5 149,6 69,5 99,4 19,5
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1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/36 101,0 83,0 202,0 118,9 149,5 64,1 101,0 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 ТП608/13 103,0 70,8 195,6 124,9 148,9 68,4 92,6 21,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 Т.1(404) 101,9 78,3 199,5 121,2 149,8 68,1 97,6 19,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/39 101,0 83,0 202,0 118,9 149,2 64,3 101,0 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/40 101,6 83,0 202,0 118,9 148,6 64,5 100,4 17,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/41 101,1 82,8 201,9 119,0 147,2 66,3 100,8 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/41-1а 101,1 82,8 201,9 119,0 147,0 68,0 100,8 18,0
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404А 101,9 78,5 199,6 121,1 149,8 68,2 97,7 19,2
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/20А 111,9 66,4 193,3 127,0 148,0 68,4 81,4 15,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404 101,9 78,3 199,5 121,2 149,8 68,2 97,6 19,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 УЗ404 101,8 78,3 199,5 121,2 149,8 68,1 97,7 19,5
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308/4А 102,0 -21,5 148,0 169,5 149,4 69,6 46,1 67,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/4 101,9 77,5 199,1 121,6 149,3 68,6 97,3 19,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/3-1 101,0 69,7 195,1 125,4 147,6 68,9 94,1 24,4
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-2 101,0 70,1 195,3 125,2 147,9 68,8 94,3 24,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/3-1а 101,0 69,9 195,2 125,3 147,8 68,8 94,2 24,3
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-3 101,0 70,3 195,4 125,1 148,0 68,7 94,4 24,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/28-2в 101,0 63,2 191,7 128,5 148,4 68,4 90,7 27,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/28-2 101,0 63,3 191,7 128,5 148,5 68,9 90,7 27,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/30 99,0 64,1 192,2 128,1 148,5 69,1 93,2 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/282А 101,0 63,3 191,7 128,5 148,4 68,4 90,7 27,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 622/28-6 102,5 62,2 191,2 129,0 147,5 68,8 88,6 26,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 6П-3 99,0 64,2 192,2 128,0 148,6 69,1 93,2 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #33 99,0 63,4 191,8 128,4 148,5 69,3 92,8 29,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #31 99,0 64,0 192,1 128,1 148,0 68,8 93,1 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 213/6 104,7 52,3 186,2 133,9 148,9 69,0 81,5 29,3
1.2.3 ДТЕЦ4 42 214 104,0 54,7 187,5 132,8 149,6 69,5 83,5 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 215/4 105,0 52,9 186,5 133,6 149,3 69,7 81,5 28,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 212/2 107,0 54,0 187,1 133,1 149,5 69,5 80,1 26,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 211 105,9 55,2 187,7 132,5 149,8 69,4 81,9 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 213/2 104,0 52,7 186,5 133,7 149,5 69,4 82,4 29,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 213 104,8 54,8 187,5 132,7 149,7 69,4 82,7 27,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 213/7 105,0 51,9 186,0 134,1 148,4 69,2 81,1 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 213/3 104,0 52,6 186,4 133,8 149,3 68,8 82,4 29,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 215 104,0 54,6 187,4 132,8 149,6 69,5 83,4 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 212 105,9 55,1 187,7 132,6 149,7 69,4 81,8 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 216/2 104,0 53,2 186,7 133,5 149,4 69,4 82,7 29,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 213/1 104,4 53,5 186,8 133,4 149,5 69,3 82,5 29,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 213/5 104,0 52,4 186,3 133,9 149,1 68,9 82,3 29,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 216/1 104,0 54,1 187,2 133,1 149,5 69,3 83,2 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 216/3 104,0 52,8 186,5 133,7 149,3 69,2 82,5 29,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 212/3 107,8 53,8 187,0 133,2 149,5 69,5 79,3 25,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 212/5 104,5 51,8 186,0 134,2 149,2 69,6 81,5 29,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 212/4 106,5 53,0 186,6 133,6 149,4 69,5 80,1 27,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 104,2 56,9 188,5 131,6 149,8 69,4 84,3 27,3
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/3 104,0 50,9 185,5 134,6 149,7 69,5 81,5 30,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СТРОИТ.12 103,0 52,6 186,3 133,7 149,6 69,6 83,3 30,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/1 105,7 54,2 187,2 133,0 149,8 69,5 81,6 27,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/4 104,0 49,8 184,9 135,1 149,7 69,5 80,9 31,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/4 104,0 55,5 187,7 132,3 149,8 69,4 83,7 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СТРОИТ.12А 103,0 51,4 185,7 134,2 149,5 69,7 82,7 31,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/2 103,5 52,8 186,5 133,7 149,7 69,5 82,9 30,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СТРОИТ.12Б 103,0 50,7 185,3 134,6 149,4 69,7 82,3 31,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 204 106,5 66,3 193,3 127,0 149,9 69,4 86,8 20,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 206 105,6 62,9 191,6 128,7 149,9 69,4 86,0 23,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 205 106,5 64,0 192,1 128,2 149,9 69,4 85,6 21,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 ГАГАР.13Б 106,0 56,1 188,1 132,0 149,8 69,9 82,1 26,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 СЕРГИЕН11 106,0 63,4 191,8 128,4 149,8 69,9 85,9 22,5
1.2.3 ДТЕЦ4 42 206А 105,0 62,2 191,2 129,0 149,9 69,4 86,2 24,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 209 106,0 56,5 188,3 131,8 149,8 69,5 82,3 25,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/1 105,0 57,5 188,8 131,3 149,8 69,4 83,8 26,3
1.2.3 ДТЕЦ4 42 202 103,0 73,1 196,9 123,7 149,9 69,4 93,9 20,7
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308/5 101,7 -33,7 141,7 175,4 149,3 69,7 40,1 73,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/17 102,6 41,2 180,4 139,2 149,1 68,9 77,9 36,6
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/11 104,0 50,1 185,0 134,9 149,5 69,0 81,0 30,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 ПР5 103,3 45,2 182,5 137,3 149,4 69,1 79,2 34,0
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308/3 102,0 -10,8 153,5 164,4 149,4 69,7 51,5 62,4
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/15 101,9 41,6 180,6 139,0 149,3 68,9 78,7 37,1
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/6А-2 103,1 49,1 184,5 135,4 149,6 69,7 81,3 32,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/14 103,0 43,9 181,8 137,9 149,4 69,1 78,8 34,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/16 102,4 41,4 180,5 139,1 149,2 68,9 78,1 36,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/12 104,0 49,9 184,9 135,0 149,5 69,0 80,9 31,0
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/8 103,2 50,7 185,3 134,6 149,6 69,2 82,1 31,3
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308/4 102,0 -19,9 148,9 168,8 149,4 69,6 46,9 66,8
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/13 104,0 49,7 184,8 135,1 149,5 69,1 80,8 31,1
1.2.3 ДТЕЦ4 43 304/1 104,7 61,1 190,7 129,5 149,5 69,3 86,0 24,9
1.2.3 ДТЕЦ4 43 302/3Б 104,0 68,5 194,5 126,0 149,5 69,7 90,5 22,0
1.2.3 ДТЕЦ4 43 304/2 106,0 60,1 190,1 130,0 149,2 69,4 84,1 24,0
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308/2А 103,8 1,0 159,6 158,6 149,5 69,6 55,9 54,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 615А 103,0 77,3 199,0 121,7 149,6 68,4 96,0 18,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 618 101,8 76,4 198,5 122,2 149,6 69,2 96,8 20,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 619 102,0 76,2 198,4 122,2 149,6 69,0 96,4 20,2
1.2.3 ДТЕЦ4 43 307/1Б 106,5 51,7 185,8 134,1 149,5 69,7 79,3 27,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 401/5 101,0 79,7 200,2 120,5 149,5 69,5 99,2 19,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/4ТВ 105,0 70,7 195,6 124,9 148,3 68,1 90,6 19,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/4-1-1 105,0 69,9 195,2 125,3 147,2 68,7 90,2 20,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 420А 108,2 74,9 197,8 122,8 149,0 68,1 89,5 14,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 420Б 108,2 74,9 197,8 122,8 149,0 68,1 89,6 14,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 401/3 101,0 80,0 200,4 120,4 149,6 69,4 99,4 19,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/41-4 101,0 82,8 201,9 119,0 136,4 63,5 100,9 18,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/41-3 101,0 82,8 201,9 119,0 138,2 62,7 100,9 18,0
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #18 102,0 76,2 198,4 122,2 149,6 69,0 96,4 20,2
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #17 102,0 76,3 198,5 122,2 149,6 69,0 96,5 20,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/41-2 101,2 82,8 201,9 119,0 142,3 61,0 100,6 17,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Уз6/41-1 102,0 82,8 201,9 119,0 145,6 59,5 99,9 17,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 421 108,8 74,9 197,8 122,9 149,0 68,1 89,0 14,1
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1.2.3 ДТЕЦ4 440 419А 106,3 75,0 197,8 122,8 149,0 68,1 91,4 16,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 427 109,2 74,4 197,5 123,1 148,7 68,0 88,3 13,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 426/2 107,0 74,5 197,6 123,0 146,5 66,7 90,6 16,0
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/16А 107,0 68,6 194,5 125,9 148,5 68,4 87,5 18,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/6А 103,7 73,6 197,1 123,5 149,2 68,4 93,4 19,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/8А 104,0 73,1 196,8 123,7 149,1 68,4 92,8 19,7
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/1Г 101,2 77,3 199,0 121,7 149,7 68,2 97,8 20,5
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/23А 113,0 65,7 193,0 127,3 147,6 68,0 80,0 14,3
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/8А-6 102,0 82,9 201,9 119,0 148,3 69,0 100,0 17,0
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/11 102,0 83,0 201,9 119,0 148,4 69,0 99,9 17,0
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/10Б 101,5 83,0 201,9 119,0 148,4 68,9 100,5 17,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 428/5А 108,3 72,1 196,3 124,2 146,4 68,3 88,0 15,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #833 109,0 74,6 197,6 123,0 146,2 68,2 88,6 14,0
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/10 101,0 83,0 202,0 119,0 148,5 68,9 101,0 18,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #835 107,0 73,6 197,1 123,5 146,8 68,5 90,1 16,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #16 102,9 77,3 199,0 121,7 149,7 69,2 96,1 18,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #14 103,4 77,3 199,0 121,7 148,8 68,7 95,6 18,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 #13 104,0 77,3 199,0 121,7 149,3 68,5 95,0 17,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 423/1 106,1 74,1 197,3 123,3 147,6 68,1 91,2 17,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 422/1 106,8 71,8 196,2 124,4 148,9 69,3 89,4 17,6
1.2.3 ДТЕЦ4 24 428/2 109,9 73,9 197,2 123,3 143,9 67,1 87,4 13,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 430 108,9 73,2 196,9 123,7 148,5 68,2 88,0 14,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 432А 107,7 72,4 196,4 124,1 148,4 68,2 88,7 16,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 615 103,0 77,3 199,0 121,7 149,7 69,1 96,0 18,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 НС16ВЫХ 108,0 72,7 196,6 123,9 148,5 68,2 88,6 15,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 620 104,2 76,0 198,3 122,3 149,5 69,0 94,1 18,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 НС16ВХ 108,0 72,6 196,6 124,0 148,5 68,2 88,6 16,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 432 108,0 72,5 196,5 124,0 148,4 68,2 88,5 16,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 429 109,6 73,5 197,1 123,5 148,6 68,1 87,5 13,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 429А 109,0 73,2 196,9 123,7 148,5 68,1 87,9 14,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 428/1б 110,0 73,7 197,1 123,4 148,4 67,4 87,1 13,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 428/1А 110,0 73,3 196,9 123,6 147,9 67,6 86,9 13,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 428/3А 109,5 73,0 196,8 123,8 147,5 67,8 87,3 14,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #780 107,2 68,8 194,6 125,8 148,4 69,2 87,4 18,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #781 107,0 62,3 191,2 129,0 148,3 69,2 84,2 22,0
1.2.3 ДТЕЦ4 24 535/8 104,9 64,8 192,5 127,7 149,4 69,1 87,6 22,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/12-1 105,5 64,3 192,3 127,9 149,3 68,6 86,8 22,5
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/12-2 105,1 64,4 192,3 127,9 149,3 68,6 87,2 22,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/12-3 105,0 64,4 192,3 127,9 149,4 68,6 87,3 22,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 /26-3-12 104,3 62,6 191,4 128,8 149,3 69,2 87,1 24,5
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/26-3-9 104,0 60,6 190,3 129,8 149,2 69,0 86,3 25,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 /26-3-13 104,3 64,1 192,1 128,1 149,4 69,2 87,8 23,7
1.2.3 ДТЕЦ4 24 /26-3-10А 104,0 61,0 190,5 129,6 149,2 69,3 86,5 25,6
1.2.3 ДТЕЦ4 24 535/9 104,9 64,4 192,3 127,9 149,4 69,0 87,4 23,0
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/26-3-7 104,0 60,0 190,0 130,1 149,0 69,1 86,0 26,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/13 105,7 64,3 192,3 128,0 148,8 68,7 86,6 22,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/12 105,5 64,3 192,3 127,9 148,9 68,6 86,8 22,4
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/11 106,0 64,3 192,3 127,9 143,4 67,9 86,3 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/10Б 106,0 64,3 192,3 127,9 146,3 66,7 86,3 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 /26-3-11 104,2 61,6 190,9 129,3 149,3 69,3 86,7 25,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/26-3-8 104,0 60,3 190,2 129,9 149,1 69,1 86,2 25,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/6 102,0 67,6 194,0 126,4 59,4 30,7 92,0 24,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/7 102,9 67,6 194,0 126,4 49,7 26,6 91,1 23,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/12 104,0 67,6 194,0 126,4 30,9 18,6 90,0 22,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/14 105,0 64,3 192,2 128,0 148,8 68,7 87,2 23,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/16 104,2 64,2 192,2 128,0 148,5 68,7 88,0 23,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/17 106,0 64,2 192,2 128,0 148,4 68,8 86,2 22,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/18 106,0 64,1 192,2 128,1 148,3 68,8 86,2 22,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19 104,0 64,1 192,2 128,1 147,8 68,4 88,2 24,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/20 104,0 60,3 190,2 129,9 144,7 65,7 86,2 25,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19-1А 104,0 64,1 192,2 128,1 147,7 68,4 88,2 24,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19-1 103,2 64,1 192,2 128,1 147,0 68,6 89,0 24,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/21 105,4 60,3 190,2 129,9 145,2 65,7 84,8 24,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/22 105,7 60,3 190,2 129,9 145,6 65,5 84,5 24,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/26-3-3 104,0 59,0 189,5 130,5 148,3 69,1 85,5 26,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/26-3-4 104,0 59,1 189,6 130,5 148,6 69,0 85,6 26,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/26-3-5 104,0 59,3 189,7 130,4 148,8 68,9 85,7 26,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/26-3-6 104,0 59,3 189,7 130,4 148,9 69,2 85,7 26,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19А 104,1 60,3 190,2 129,9 144,2 65,9 86,1 25,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/18-1 106,0 57,9 189,0 131,1 148,1 69,1 83,0 25,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/14ТВ 104,1 64,2 192,2 128,0 148,7 68,8 88,2 23,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/14-2 104,2 63,8 192,0 128,2 148,6 69,0 87,8 24,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/14-3 104,5 62,8 191,5 128,7 148,6 69,0 87,0 24,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/8 103,4 67,6 194,0 126,4 40,7 22,8 90,6 23,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/9 103,6 67,6 194,0 126,4 38,3 21,7 90,3 22,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/10 103,9 67,6 194,0 126,4 36,3 20,8 90,1 22,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/11 104,0 67,6 194,0 126,4 35,1 20,4 90,0 22,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/14 104,1 67,6 194,0 126,4 12,5 10,7 89,9 22,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/13 104,0 67,6 194,0 126,4 18,7 13,3 90,0 22,4
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/26-2 104,1 60,4 190,2 129,8 148,5 67,7 86,1 25,7
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/26-3 104,0 60,4 190,3 129,8 148,5 67,7 86,3 25,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/23 103,3 60,3 190,2 129,9 146,4 65,2 86,9 26,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/24 103,3 60,3 190,2 129,9 146,8 65,0 86,9 26,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/24А 106,0 60,4 190,2 129,9 147,8 64,6 84,2 23,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/26 106,8 60,4 190,2 129,9 148,4 67,7 83,5 23,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/25 107,0 60,4 190,2 129,9 148,2 64,4 83,2 22,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/26-1 106,1 60,4 190,2 129,8 148,4 67,7 84,1 23,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/26-5 103,0 60,6 190,3 129,7 149,0 67,5 87,3 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/26-4 103,1 60,5 190,3 129,8 148,7 67,6 87,2 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-8 103,0 60,7 190,4 129,7 149,1 68,0 87,4 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 538/5 101,0 67,6 194,0 126,4 66,4 33,7 93,0 25,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-1а 100,0 61,6 190,9 129,3 148,5 68,9 90,8 29,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3 100,0 62,5 191,3 128,8 149,5 68,9 91,4 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-1 99,4 62,1 191,1 129,0 149,5 68,8 91,7 29,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-3 100,0 61,2 190,7 129,4 149,4 68,3 90,7 29,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-4 100,0 61,0 190,6 129,5 149,3 68,3 90,6 29,5
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1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-5 100,5 60,9 190,5 129,6 149,2 68,4 90,0 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 617 101,4 76,5 198,6 122,1 149,6 69,2 97,2 20,7
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308/2Б 103,4 -2,0 158,1 160,1 149,5 69,6 54,7 56,7
1.2.3 ДТЕЦ4 43 302/3В 104,0 68,6 194,5 125,9 149,5 69,7 90,5 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 42 ЦТПМИРУ9 104,0 45,4 182,6 137,1 149,5 69,8 78,6 33,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/7 102,0 83,1 202,0 118,9 148,9 68,8 100,0 16,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/5 101,7 83,2 202,1 118,9 149,1 68,7 100,3 17,1
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/4 103,7 83,2 202,1 118,9 149,1 68,7 98,4 15,2
1.2.3 ДТЕЦ4 42 208/17А 102,4 41,0 180,3 139,3 149,0 69,0 77,9 36,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Ш4 104,0 77,7 199,2 121,5 149,6 68,2 95,2 17,5
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/4 ПЕР 102,0 83,2 202,1 118,9 149,1 68,7 100,1 16,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/6 101,3 83,2 202,1 118,9 149,0 68,7 100,8 17,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-6 100,9 60,8 190,5 129,6 149,2 68,4 89,6 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-9 103,0 60,6 190,4 129,7 149,1 67,5 87,4 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-7 101,3 60,7 190,4 129,7 149,2 68,4 89,1 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10 100,0 61,8 190,9 129,2 148,5 68,9 90,9 29,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-2 100,0 61,3 190,7 129,4 149,4 68,9 90,7 29,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-2-8 100,0 58,3 189,2 130,8 148,9 69,3 89,2 30,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/4 100,0 62,3 191,2 128,9 149,4 69,0 91,2 28,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-2-10 100,0 56,9 188,4 131,5 148,7 69,4 88,4 31,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-2-9 100,0 57,3 188,7 131,3 148,7 69,3 88,7 31,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-4 101,0 56,9 188,4 131,6 148,1 68,6 87,4 30,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-3 101,0 57,2 188,6 131,4 148,2 68,6 87,6 30,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-2-1 99,7 59,4 189,7 130,3 149,4 69,3 90,0 30,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-2-2 99,9 58,2 189,1 130,9 149,3 69,2 89,2 31,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-221 99,5 57,1 188,5 131,4 149,2 69,3 89,0 31,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3222 99,1 54,5 187,2 132,7 149,1 69,1 88,1 33,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3223 100,0 44,6 182,1 137,5 148,6 69,3 82,1 37,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-2-7 100,0 59,2 189,6 130,4 149,0 69,2 89,6 30,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-225 100,2 52,2 186,0 133,8 149,0 69,5 85,8 33,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-8-1 103,3 60,5 190,3 129,8 149,0 69,5 87,0 26,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/12 100,0 62,0 191,1 129,0 148,4 68,7 91,1 29,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/13 100,2 61,8 190,9 129,2 148,3 68,8 90,7 29,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/18 101,0 61,6 190,9 129,3 147,6 68,8 89,9 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/27 107,0 60,3 190,2 129,9 148,3 68,6 83,2 22,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/28 105,5 60,2 190,1 129,9 148,2 68,6 84,7 24,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/30 102,0 59,8 189,9 130,1 147,8 68,8 87,9 28,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/29 102,4 59,9 190,0 130,1 148,0 68,7 87,6 27,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/18-2 101,6 59,7 189,9 130,2 147,5 68,8 88,3 28,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/18-1 101,4 60,5 190,3 129,8 147,6 68,8 88,9 28,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/14 100,7 61,7 190,9 129,2 147,9 68,7 90,2 28,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/15 100,7 61,7 190,9 129,2 147,9 68,7 90,2 28,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/16 101,1 61,6 190,9 129,2 147,8 68,7 89,8 28,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/17 101,3 61,6 190,9 129,3 147,7 68,8 89,6 27,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 426/3 106,8 74,5 197,5 123,0 146,0 66,9 90,8 16,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 426/4 106,1 74,5 197,5 123,1 145,8 67,0 91,5 17,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 426/6 104,6 74,4 197,5 123,1 145,0 67,4 92,9 18,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 426/7 104,1 74,4 197,5 123,1 144,7 67,5 93,5 19,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 426/5 106,0 74,5 197,5 123,1 145,6 67,1 91,5 17,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/3 107,0 70,4 195,4 125,0 147,9 68,1 88,4 18,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/4 106,5 70,3 195,4 125,1 147,6 67,7 88,9 18,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/6 106,7 70,2 195,3 125,1 147,2 68,2 88,6 18,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/5-1 106,0 70,1 195,3 125,2 146,8 66,7 89,3 19,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/5-2 106,0 70,1 195,3 125,2 146,4 66,9 89,3 19,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #723 105,4 70,0 195,2 125,2 146,0 67,0 89,8 19,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 /5-3-2-1 105,3 69,8 195,1 125,3 145,6 67,2 89,8 20,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 5-3-2 106,1 68,8 194,6 125,8 144,9 67,5 88,5 19,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/2-2А 106,5 63,6 191,9 128,3 148,0 68,7 85,4 21,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/2-2А-1 106,8 63,3 191,8 128,5 146,4 68,0 84,9 21,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 436/3-6 107,0 65,1 192,7 127,6 147,8 68,9 85,7 20,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 436/3-7 107,0 68,3 194,3 126,1 147,9 68,9 87,3 19,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 436/3-5 107,0 61,5 190,8 129,4 147,8 68,9 83,8 22,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 543 101,0 66,4 193,3 127,0 149,5 69,0 92,3 26,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 542 102,0 66,6 193,5 126,8 149,5 69,0 91,5 24,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 550 99,8 65,5 192,9 127,4 149,4 68,9 93,0 27,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/5 100,0 62,1 191,1 129,0 149,3 69,0 91,1 29,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/8 99,3 61,8 191,0 129,1 148,8 68,8 91,7 29,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/9 99,8 61,8 191,0 129,2 148,7 68,8 91,2 29,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/2 98,9 64,9 192,6 127,7 149,3 69,1 93,7 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/1 99,9 65,4 192,8 127,4 149,4 69,0 92,9 27,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 551/2 98,8 65,2 192,7 127,5 149,3 69,0 93,9 28,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЕВС-15 99,6 65,1 192,7 127,6 149,3 69,3 93,1 28,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 547 99,1 65,8 193,0 127,2 149,4 68,9 93,9 28,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 548 100,0 65,6 192,9 127,3 149,4 68,9 93,0 27,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 544 100,0 66,1 193,2 127,1 149,5 69,0 93,2 27,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 552/1 98,0 65,0 192,6 127,6 149,1 69,5 94,6 29,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/7 99,3 64,8 192,5 127,7 149,1 69,3 93,2 28,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/6 100,0 62,0 191,1 129,1 149,2 68,8 91,1 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/5 100,0 65,2 192,7 127,5 149,3 69,2 92,7 27,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546 99,1 66,0 193,1 127,2 149,4 69,0 94,0 28,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549 100,0 65,5 192,9 127,4 149,4 69,0 92,9 27,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 551 98,7 65,4 192,8 127,4 149,4 68,9 94,1 28,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 552 98,0 65,3 192,7 127,5 149,3 69,0 94,7 29,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/3 99,4 65,3 192,8 127,5 149,3 69,2 93,4 28,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/6 99,6 64,9 192,6 127,6 149,2 69,3 92,9 28,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/2 99,1 65,6 192,9 127,3 149,4 69,2 93,9 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4 99,7 65,3 192,8 127,5 149,3 69,2 93,0 27,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/8 101,1 83,1 202,0 118,9 148,7 68,8 100,9 17,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/1 101,2 83,3 202,1 118,8 149,4 68,6 101,0 17,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/1 99,7 65,8 193,1 127,2 149,4 69,2 93,4 27,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/7 100,0 61,9 191,0 129,1 149,0 68,7 91,0 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-14 100,0 59,1 189,6 130,5 148,4 69,2 89,6 30,5
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/11А 108,8 70,8 195,6 124,8 148,8 68,5 86,8 16,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 УЗ405 101,0 78,1 199,4 121,3 149,7 68,1 98,4 20,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/9А 104,2 71,8 196,1 124,4 149,0 68,5 91,9 20,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/4А 103,0 74,1 197,3 123,2 149,3 68,4 94,3 20,2
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1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/8Б 106,0 72,4 196,5 124,1 149,0 68,5 90,5 18,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/3А 102,0 75,3 197,9 122,7 149,4 68,3 95,9 20,7
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/17А 109,2 67,8 194,1 126,3 148,3 68,5 84,9 17,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/12А 109,1 70,1 195,3 125,1 148,7 68,6 86,2 16,0
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/13А 108,2 68,8 194,6 125,8 148,5 68,4 86,4 17,6
1.2.3 ДТЕЦ4 24 УТ7 106,8 68,6 194,5 125,9 148,3 67,9 87,7 19,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/12А-1 106,4 69,9 195,2 125,2 148,6 69,3 88,8 18,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/21А 112,0 65,8 193,1 127,2 147,9 68,5 81,1 15,2
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/28А 112,0 65,2 192,8 127,5 146,6 68,4 80,8 15,5
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/22А 113,0 65,7 193,0 127,3 147,6 67,9 80,0 14,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/19А 112,0 67,0 193,7 126,7 148,1 68,4 81,7 14,7
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/18А 112,5 67,7 194,0 126,3 148,2 68,3 81,5 13,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/9 101,0 83,0 202,0 119,0 148,6 68,9 101,0 18,0
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/8А-5 103,4 82,8 201,8 119,1 148,2 69,0 98,5 15,7
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/8А-4 103,0 82,4 201,6 119,3 148,1 69,1 98,6 16,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 601А/15 104,0 68,5 194,5 125,9 146,8 68,5 90,5 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/8А 101,0 83,1 202,0 118,9 148,7 68,9 101,0 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601А/3 101,4 83,3 202,1 118,8 149,3 68,7 100,7 17,5
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-4 101,5 70,7 195,6 124,9 148,3 68,6 94,1 23,4
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/33ПР34 101,2 70,5 195,5 125,0 148,1 68,6 94,3 23,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/7 101,0 77,0 198,9 121,8 148,9 68,8 97,9 20,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/6 101,4 77,4 199,0 121,7 149,1 68,7 97,6 20,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/5 101,8 77,5 199,1 121,6 149,2 68,6 97,3 19,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/3 101,0 77,7 199,2 121,5 149,4 68,6 98,2 20,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/2 101,3 77,9 199,3 121,4 149,5 68,5 98,0 20,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/10 101,0 77,0 198,8 121,9 148,4 68,3 97,8 20,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/1 102,0 78,1 199,4 121,3 149,7 68,5 97,4 19,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 403 102,0 79,6 200,2 120,6 149,8 68,2 98,2 18,6
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/7(8) 104,0 74,1 197,3 123,3 149,6 69,0 93,3 19,3
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/4(5) 104,0 75,3 198,0 122,7 149,7 68,9 94,0 18,7
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/2(3) 104,0 76,8 198,8 121,9 149,7 69,0 94,8 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 460 608/1(2) 103,6 78,3 199,5 121,2 149,8 68,9 95,9 17,7
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-9 101,1 72,3 196,4 124,1 149,3 68,9 95,3 23,0
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/3-7 101,7 71,4 196,0 124,6 148,9 68,7 94,2 22,8
1.2.3 ДТЕЦ4 446 404/36ПР28 102,1 70,8 195,6 124,9 148,5 68,9 93,6 22,8
1.2.3 ДТЕЦ4 460 404/34ПР30 101,6 70,8 195,6 124,9 147,9 68,2 94,0 23,3
1.2.3 ДТЕЦ4 446 103,0 74,3 197,5 123,1 149,0 69,5 94,5 20,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/12 100,0 76,8 198,8 121,9 147,5 68,6 98,8 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/11 100,0 76,8 198,8 121,9 147,6 68,6 98,8 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/10А 100,7 76,9 198,8 121,9 148,1 68,4 98,1 21,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 БН Бутлер1 101,5 81,3 201,1 119,8 146,3 68,2 99,6 18,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 УЗ6 101,2 83,0 202,0 118,9 149,9 68,2 100,8 17,7
1.2.3 ДТЕЦ4 24 403А 101,0 80,2 200,5 120,3 149,9 68,2 99,5 19,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 404/13 100,0 76,8 198,7 121,9 147,3 68,7 98,7 21,9
1.2.3 ДТЕЦ4 43 303 102,6 64,2 192,3 128,0 149,8 69,5 89,7 25,4
1.2.3 ДТЕЦ4 43 302А 102,9 65,8 193,1 127,3 149,8 69,5 90,2 24,4
1.2.3 ДТЕЦ4 43 302/2Б 103,0 68,7 194,6 125,9 149,7 69,7 91,6 22,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 518 100,1 77,7 199,2 121,5 149,9 69,0 99,1 21,3
1.2.3 ДТЕЦ4 43 304/3 106,6 59,4 189,8 130,4 149,0 69,5 83,2 23,7
1.2.3 ДТЕЦ4 43 307/1А 109,3 55,4 187,7 132,3 149,6 69,7 78,4 23,0
1.2.3 ДТЕЦ4 43 309/3 107,0 51,1 185,5 134,4 149,0 69,2 78,6 27,4
1.2.3 ДТЕЦ4 43 309/1 104,1 52,8 186,4 133,6 149,5 69,5 82,2 29,4
1.2.3 ДТЕЦ4 43 307/2Б 106,8 51,0 185,5 134,4 149,4 69,7 78,6 27,6
1.2.3 ДТЕЦ4 43 307/1 106,9 54,5 187,2 132,8 149,5 69,7 80,3 25,8
1.2.3 ДТЕЦ4 43 309/2Б 107,1 52,0 186,0 133,9 149,2 69,5 78,9 26,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/15А 107,0 68,6 194,5 125,9 148,5 68,4 87,5 18,9
1.2.3 ДТЕЦ4 24 404/14А 107,7 68,7 194,6 125,8 148,5 68,4 86,9 18,1
1.2.3 ДТЕЦ4 24 УТ4 106,0 68,6 194,5 125,9 147,7 68,1 88,5 19,9
1.2.3 ДТЕЦ4 43 #2 102,1 73,3 196,9 123,7 149,9 69,5 94,8 21,6
1.2.3 ДТЕЦ4 43 #6 103,0 62,9 191,6 128,7 149,8 69,5 88,6 25,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 517 102,0 78,5 199,6 121,1 149,9 68,9 97,6 19,1
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308/2 104,0 3,4 160,9 157,5 149,5 69,7 56,9 53,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/8-1 105,0 70,1 195,3 125,2 148,3 68,9 90,3 20,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/8-2 104,2 69,0 194,7 125,7 147,9 69,0 90,6 21,6
1.2.3 ДТЕЦ4 43 307/2А 110,2 55,2 187,6 132,4 149,5 69,8 77,4 22,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/8-1А 105,0 70,6 195,5 125,0 148,5 68,8 90,5 20,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19А-1 104,7 60,3 190,2 129,9 143,8 66,1 85,5 25,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19А-2 103,7 59,8 189,9 130,1 143,1 66,4 86,2 26,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19А-3 103,9 59,5 189,8 130,3 142,8 66,5 85,9 26,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19А-2А 104,0 59,7 189,9 130,2 143,0 66,4 85,9 26,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/12 103,0 68,5 194,5 126,0 148,0 69,1 91,5 23,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/11 103,3 68,9 194,7 125,8 148,1 69,0 91,3 22,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/10 104,3 69,6 195,0 125,4 148,3 69,0 90,7 21,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/9 104,7 70,1 195,3 125,2 148,4 68,9 90,6 20,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 418 103,9 75,1 197,8 122,8 149,1 68,1 93,9 18,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/7 102,3 72,3 196,4 124,1 147,1 67,3 94,1 21,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19-2 102,0 64,1 192,2 128,1 147,6 68,2 90,2 26,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19-2А 102,9 64,1 192,2 128,1 147,9 68,2 89,2 25,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19-3 103,0 64,1 192,2 128,1 148,2 68,1 89,2 25,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19-5 102,8 64,1 192,2 128,1 147,5 68,5 89,4 25,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 418А 105,5 75,0 197,8 122,8 149,1 68,2 92,3 17,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 417А 104,1 75,1 197,9 122,8 149,2 68,1 93,8 18,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 416А 104,0 75,4 198,0 122,6 149,2 68,1 94,0 18,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 409/19-4 102,3 64,1 192,2 128,1 148,6 68,3 89,8 25,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419 106,7 75,0 197,8 122,8 149,1 68,2 91,2 16,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/3А 104,2 73,3 196,9 123,6 148,7 68,5 92,7 19,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/4-8 105,0 70,5 195,5 125,0 147,0 68,6 90,5 20,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 416/2 101,7 67,7 194,0 126,3 149,0 68,4 92,4 24,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 416/5 102,0 65,4 192,8 127,4 148,8 68,2 90,8 25,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/2А 103,4 73,8 197,2 123,4 148,9 69,0 93,8 20,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #474 102,0 68,8 194,6 125,8 149,1 68,8 92,6 23,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 /19-2А-1 103,0 63,5 191,9 128,3 147,4 68,7 88,9 25,3
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308 104,3 53,4 186,7 133,3 149,6 69,6 82,3 29,0
1.2.3 ДТЕЦ4 43 307 108,8 55,6 187,8 132,2 149,7 69,6 79,0 23,4
1.2.3 ДТЕЦ4 460 601 102,0 82,7 201,8 119,1 149,9 69,0 99,8 17,1
1.2.3 ДТЕЦ4 43 309 104,0 53,2 186,6 133,4 149,5 69,5 82,6 29,4
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1.2.3 ДТЕЦ4 43 309/2А 106,0 52,2 186,0 133,9 149,3 69,5 80,0 27,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/4 105,1 70,8 195,6 124,8 148,5 68,6 90,5 19,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 4П-2" 106,5 75,0 197,8 122,8 149,0 68,1 91,3 16,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/6-2 106,0 68,0 194,2 126,2 148,1 69,1 88,2 20,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 424 109,2 74,8 197,7 122,9 148,8 67,8 88,5 13,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/5 105,6 70,1 195,3 125,2 148,4 68,8 89,7 19,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/6 106,0 70,0 195,2 125,2 148,2 69,0 89,2 19,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/5-4 105,0 68,0 194,2 126,2 147,8 68,9 89,2 21,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/4-2 105,0 70,2 195,4 125,1 147,6 68,4 90,4 20,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/4-1 105,0 70,6 195,5 124,9 148,1 68,2 90,5 19,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/4-9 105,0 70,5 195,5 125,0 147,2 68,5 90,5 20,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/4-10 105,0 70,5 195,5 125,0 147,7 68,3 90,5 20,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/4-11 105,0 70,6 195,5 125,0 147,9 68,2 90,5 20,0
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308/1А 104,0 34,9 177,1 142,2 149,6 69,6 73,1 38,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555 100,1 64,8 192,5 127,7 149,1 69,0 92,4 27,6
1.2.3 ДТЕЦ4 450 535/7 104,6 65,0 192,6 127,6 149,5 69,0 88,0 23,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС-76 99,0 66,4 193,3 127,0 149,5 69,8 94,3 28,0
1.2.3 ДТЕЦ4 46 612 104,5 78,1 199,4 121,3 149,7 69,1 94,9 16,8
1.2.3 ДТЕЦ4 43 #7 104,3 60,1 190,1 130,0 149,7 69,5 85,9 25,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 436/3 108,0 71,4 196,0 124,5 147,7 68,6 88,0 16,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 557 101,0 64,8 192,5 127,7 149,0 68,9 91,5 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/5 99,0 64,4 192,3 127,9 148,7 68,7 93,3 28,9
1.2.3 ДТЕЦ4 43 308/1 104,0 15,0 166,9 151,8 149,5 69,7 62,9 47,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 557/6 99,1 64,4 192,3 127,9 147,9 68,6 93,2 28,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 557/5 100,0 64,4 192,3 127,9 148,1 68,6 92,3 27,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/9А 100,3 63,1 191,6 128,5 148,5 68,7 91,3 28,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 557/3 100,7 64,5 192,4 127,9 148,8 69,0 91,7 27,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 549/10 100,0 62,8 191,5 128,7 148,5 68,7 91,5 28,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 551/3 98,6 64,9 192,6 127,7 149,2 69,0 93,9 29,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 551/4 98,6 64,8 192,5 127,7 149,1 69,0 93,9 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/11-2 98,8 62,7 191,4 128,7 148,5 69,3 92,6 29,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/13 99,0 64,5 192,4 127,9 148,9 69,1 93,4 28,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/11 99,0 64,1 192,2 128,1 148,8 69,1 93,2 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/12 99,0 64,2 192,2 128,0 148,9 69,1 93,2 29,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/10 98,4 64,1 192,1 128,1 147,8 68,8 93,8 29,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 551/5 99,0 64,7 192,5 127,8 149,0 69,1 93,5 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/8 99,0 64,7 192,5 127,8 148,3 69,0 93,5 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/8 98,6 64,1 192,1 128,1 148,1 68,2 93,6 29,5
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/9 98,0 64,1 192,1 128,1 147,4 68,5 94,1 30,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/1 99,0 64,6 192,4 127,8 149,1 69,1 93,4 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/7 98,4 64,1 192,1 128,1 148,8 68,9 93,8 29,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/2 98,8 64,4 192,3 127,9 149,0 69,1 93,5 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/4 98,8 64,2 192,2 128,0 148,9 69,0 93,4 29,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/5 98,6 64,2 192,2 128,0 148,9 69,0 93,6 29,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/6 98,1 64,1 192,2 128,0 148,9 69,0 94,0 29,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/1-8 98,6 53,1 186,5 133,4 149,0 69,5 87,9 34,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/10-2 106,0 65,1 192,7 127,6 149,2 68,9 86,7 21,6
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/10-3 106,0 65,8 193,0 127,2 149,2 68,9 87,0 21,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 533/6 105,4 66,9 193,6 126,7 149,3 68,8 88,2 21,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/10-1 106,0 64,8 192,5 127,7 149,2 68,9 86,5 21,7
1.2.3 ДТЕЦ4 П-609 104,7 78,9 199,8 120,9 149,9 68,9 95,1 16,2
1.2.3 ДТЕЦ4 П-609 105,0 79,3 200,0 120,8 149,8 69,1 95,0 15,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 555/1-3 98,3 45,6 182,6 137,0 148,9 69,5 84,3 38,7
1.2.3 ДТЕЦ4 42 210/8-1 102,0 43,7 181,8 138,1 149,5 69,7 79,8 36,1
1.2.3 ДТЕЦ4 Вузол21 103,0 84,9 203,0 118,0 150,0 68,9 100,0 15,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-4 99,5 61,0 190,5 129,6 148,8 69,4 91,0 30,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 558 101,0 64,8 192,5 127,7 148,8 69,0 91,5 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-3 99,2 63,0 191,6 128,6 149,0 69,4 92,4 29,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-2 99,6 64,6 192,4 127,8 149,1 69,3 92,8 28,2
1.2.3 ДТЕЦ4 43 309/2 104,9 52,5 186,2 133,7 149,5 69,5 81,3 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 546/4-1 99,9 64,8 192,5 127,7 149,2 69,3 92,6 27,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 559 101,0 64,8 192,5 127,7 148,8 68,7 91,5 26,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 559/1А 99,7 64,8 192,5 127,7 148,2 69,0 92,8 28,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 559/2А 99,5 64,8 192,5 127,7 148,1 69,0 93,0 28,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 559/3А 99,1 64,8 192,5 127,7 148,0 69,0 93,5 28,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 558/1 101,0 61,1 190,6 129,5 148,7 69,4 89,6 28,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 436 107,9 71,7 196,1 124,4 148,0 68,1 88,2 16,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434 107,2 71,8 196,1 124,4 148,3 68,1 88,9 17,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 435/1 108,2 71,7 196,1 124,4 147,3 68,1 87,9 16,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 БН 105,2 70,0 195,2 125,2 145,7 67,2 90,0 20,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 ТПБор32а 107,0 70,6 195,6 124,9 147,6 68,9 88,5 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/9 107,1 70,2 195,3 125,1 146,7 68,4 88,2 18,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/7 107,0 70,2 195,3 125,1 146,8 68,4 88,3 18,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/5 106,0 70,2 195,3 125,1 147,4 67,8 89,3 19,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/2 107,0 70,5 195,5 125,0 148,1 68,2 88,5 18,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434/1 107,0 70,7 195,6 124,9 148,1 68,3 88,6 17,9
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС31А 100,7 59,7 189,9 130,2 148,2 69,1 89,2 29,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 БН-409/30 101,5 59,5 189,8 130,3 147,6 68,8 88,2 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-7 101,3 42,1 180,8 138,7 147,6 68,8 79,5 37,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-6 101,1 43,9 181,7 137,8 147,6 68,8 80,6 36,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-5 101,0 46,2 182,9 136,7 147,7 68,8 81,9 35,7
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-5а 101,0 51,9 185,8 134,0 147,9 68,7 84,8 33,0
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/10-2 101,0 57,6 188,8 131,2 148,4 68,9 87,8 30,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 539/3-2-4 99,4 59,2 189,6 130,4 149,2 69,6 90,2 31,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС143 101,2 60,0 190,0 130,0 149,1 69,6 88,8 28,8
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС144 99,8 60,1 190,1 130,0 149,4 69,5 90,4 30,2
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС145 100,4 60,7 190,4 129,7 148,5 68,9 90,0 29,4
1.2.3 ДТЕЦ4 450 Пт-539/3-8 103,8 60,3 190,2 129,9 149,0 69,5 86,4 26,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 БН Трос53 106,0 59,0 189,5 130,5 148,1 69,1 83,5 24,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 СТВС-14 104,0 59,2 189,6 130,4 148,8 69,5 85,6 26,4
1.2.3 ДТЕЦ4 445 СТВС-12 104,0 58,9 189,5 130,6 148,2 69,1 85,5 26,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 ЦТПБор28 106,6 58,3 189,2 130,9 147,8 69,0 82,7 24,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #756 110,0 73,4 197,0 123,6 148,1 67,5 87,0 13,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 433 107,1 72,0 196,3 124,2 148,4 68,2 89,2 17,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 431 108,2 72,8 196,7 123,9 148,5 68,2 88,5 15,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 428 110,0 73,9 197,2 123,3 148,6 68,0 87,2 13,3
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1.2.3 ДТЕЦ4 440 БН-ВОЛД11 105,0 67,7 194,0 126,3 147,8 68,9 89,0 21,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 БН ВДон2 106,0 64,1 192,2 128,1 148,8 69,4 86,3 22,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 БН ВДон1 106,7 73,8 197,2 123,4 147,2 68,3 90,5 16,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 ЦТП Россош 107,0 74,6 197,6 123,0 147,0 66,5 90,6 16,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #550 109,0 74,7 197,6 123,0 148,2 67,3 88,6 14,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 426 109,2 74,7 197,6 123,0 148,7 67,9 88,4 13,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 425 109,0 74,7 197,7 122,9 148,8 67,9 88,6 13,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 423 109,2 74,8 197,7 122,9 148,9 67,8 88,5 13,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 422 109,0 74,9 197,7 122,9 148,9 68,1 88,7 13,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 БН-РОСИЙ82 105,8 69,1 194,8 125,6 148,1 69,1 89,0 19,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/5-3 105,0 68,7 194,6 125,8 147,9 68,9 89,6 20,8
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/5-2 105,0 69,2 194,8 125,6 148,0 68,9 89,8 20,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/5-1 105,4 69,9 195,2 125,3 148,3 68,7 89,8 19,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407/13 107,1 76,7 198,7 122,0 144,2 67,2 91,6 14,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407/12 106,4 76,7 198,7 122,0 144,4 67,2 92,4 15,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407/11 105,6 76,8 198,7 122,0 144,7 67,0 93,1 16,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #472 103,0 74,8 197,7 122,9 148,5 69,3 94,7 19,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 БН Сан23 103,0 63,9 192,1 128,2 147,7 68,6 89,1 25,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 ЦТПСанат27 103,0 57,5 188,8 131,3 148,2 69,1 85,8 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 Волгодон66 103,0 64,0 192,1 128,1 147,2 68,7 89,1 25,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/3 102,5 74,4 197,5 123,1 148,8 68,5 95,0 20,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/2 103,0 74,5 197,5 123,1 148,9 68,7 94,5 20,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 419/1 104,0 74,8 197,7 122,9 149,0 68,6 93,7 18,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 417 104,0 75,2 197,9 122,7 149,2 68,1 93,9 18,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 416/6 102,0 64,9 192,6 127,7 148,8 68,2 90,6 25,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 416/4 102,0 65,7 193,0 127,3 148,9 68,2 91,0 25,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 416/3 102,0 66,0 193,2 127,1 148,9 68,5 91,2 25,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 416/1А 103,2 75,0 197,8 122,8 149,2 68,8 94,6 19,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/9 102,0 72,3 196,4 124,1 145,8 67,8 94,4 22,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/8 102,0 72,3 196,4 124,1 146,4 67,5 94,4 22,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/6А 102,5 72,4 196,5 124,1 147,4 67,1 93,9 21,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/6 102,8 72,4 196,5 124,1 148,0 66,8 93,6 21,2
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/5 102,7 72,5 196,5 124,0 148,5 66,6 93,8 21,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/4 102,5 72,5 196,5 124,0 148,8 68,8 94,0 21,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/3 103,0 73,7 197,1 123,4 148,9 68,7 94,1 20,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/10 102,0 72,3 196,4 124,1 145,6 67,9 94,4 22,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 436/2 108,0 71,5 196,0 124,5 147,8 68,5 88,0 16,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 #883 104,0 73,5 197,0 123,6 147,7 68,9 93,0 19,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 ТПРос42/15 105,8 54,3 187,1 132,8 148,2 69,2 81,4 27,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 436/1 106,8 71,6 196,0 124,4 147,9 68,5 89,2 17,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 434А 107,2 71,7 196,1 124,4 148,3 68,2 88,9 17,1
1.2.3 ДТЕЦ4 450 СЭВС44 99,0 65,7 193,0 127,3 149,3 69,7 94,0 28,3
1.2.3 ДТЕЦ4 24 Ш5 104,0 77,4 199,0 121,7 149,5 68,3 95,0 17,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/7-2 104,8 72,4 196,5 124,1 148,2 68,8 91,7 19,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/7-1 104,7 73,1 196,8 123,7 148,4 68,7 92,2 19,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/2 104,6 74,8 197,7 122,9 149,1 69,0 93,1 18,4
1.2.3 ДТЕЦ4 24 409/2-1 104,6 61,9 191,0 129,1 147,1 68,3 86,4 24,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/8 105,0 70,9 195,7 124,8 148,6 68,8 90,7 19,8
1.2.3 ДТЕЦ4 24 БНЯлт9а 104,7 56,3 188,2 131,8 146,8 68,5 83,4 27,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/7 104,0 73,6 197,1 123,5 148,8 68,7 93,1 19,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407 104,0 77,3 199,0 121,7 149,5 68,3 95,0 17,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/6 104,0 73,9 197,2 123,4 148,9 68,6 93,2 19,4
1.2.3 ДТЕЦ4 43 #8 110,4 57,0 188,6 131,5 149,7 69,6 78,2 21,1
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407/1 105,0 77,3 199,0 121,7 148,9 66,3 94,0 16,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407/1А 104,9 77,2 199,0 121,7 148,4 65,4 94,1 16,9
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407А 104,0 77,3 199,0 121,7 149,5 68,4 95,0 17,7
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/5 104,0 74,6 197,6 123,0 149,0 68,6 93,6 19,0
1.2.3 ДТЕЦ4 440 416 104,0 75,7 198,1 122,5 149,2 68,2 94,1 18,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 414 104,5 76,8 198,7 122,0 149,3 68,2 94,2 17,4
1.2.3 ДТЕЦ4 440 413/1 105,0 76,1 198,4 122,3 149,2 68,9 93,4 17,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 407/9 104,6 76,9 198,8 121,9 145,8 66,6 94,2 17,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/4 104,1 75,1 197,9 122,7 149,1 68,5 93,8 18,6
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/3 104,0 75,6 198,1 122,5 149,2 68,5 94,1 18,5
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/2 104,1 75,9 198,3 122,4 149,3 68,5 94,2 18,3
1.2.3 ДТЕЦ4 440 411/1 104,5 76,3 198,5 122,2 149,3 68,9 94,0 17,7

2.1.1 СП Завод Енергія Вузол 96,4 17,6 138,8 121,2 149,6 69,8 42,4 24,8
2.1.1 СП Завод Енергія 56 #437 106,0 19,9 140,0 120,0 150,0 68,9 34,0 14,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-1 156,5 86,5 261,7 175,2 149,2 69,1 105,3 18,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #ВРпід18 147,3 84,9 260,9 176,0 149,0 69,1 113,6 28,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 508/5-3А 128,8 105,1 271,4 166,2 148,2 69,2 142,5 37,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 #579 139,1 106,7 272,2 165,5 148,5 69,0 133,1 26,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #В512/14-8 146,1 85,1 261,0 175,9 149,1 69,1 114,9 29,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-2А 153,8 86,2 261,6 175,3 148,8 68,6 107,8 21,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #В512/14-4 148,5 84,6 260,7 176,2 149,0 69,1 112,3 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-12А 139,0 88,1 262,6 174,4 149,5 69,2 123,6 35,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14 168,1 83,7 260,3 176,6 149,0 69,2 92,2 8,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/2в 131,7 109,9 273,8 163,9 149,6 69,3 142,1 32,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/3в 136,0 109,8 273,7 164,0 149,5 69,4 137,7 28,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 #508/5- 138,1 106,1 271,9 165,7 148,5 69,1 133,8 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509А 129,3 111,2 274,5 163,3 149,8 69,5 145,2 34,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/10 136,0 111,3 274,5 163,2 149,3 69,1 138,5 27,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Б 130,1 109,5 273,6 164,1 149,8 69,2 143,5 34,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #2196 136,0 111,4 274,6 163,2 149,6 69,6 138,6 27,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #2111 128,2 103,8 270,7 166,9 149,3 69,4 142,4 38,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/1в 128,9 110,5 274,1 163,6 149,7 69,3 145,2 34,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1995 129,3 110,3 274,0 163,7 149,6 69,6 144,7 34,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1835 144,2 90,8 263,9 173,2 149,5 68,7 119,8 29,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/7 135,9 111,3 274,5 163,2 149,5 69,0 138,6 27,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г/2 132,0 106,2 271,9 165,7 149,8 69,1 139,9 33,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/5 136,4 111,3 274,6 163,2 149,6 69,6 138,2 26,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509А/1 129,0 110,9 274,3 163,4 149,7 69,5 145,3 34,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-4 129,2 107,7 272,7 165,0 147,6 67,6 143,5 35,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/1 129,2 110,9 274,3 163,4 149,8 69,3 145,2 34,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 511Б 134,2 104,3 270,9 166,6 149,8 69,2 136,7 32,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/3А 129,0 109,8 273,7 164,0 149,7 69,2 144,7 35,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-2 129,4 107,8 272,7 164,9 148,5 67,2 143,3 35,6
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512 135,2 103,3 270,4 167,1 149,8 69,2 135,2 31,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 508 128,9 111,2 274,5 163,3 149,7 69,2 145,6 34,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-7А 139,8 95,7 266,5 170,8 149,7 69,2 126,6 31,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 511А 133,5 105,0 271,3 166,3 149,8 69,2 137,8 32,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/4Б 154,4 97,4 267,4 169,9 149,6 69,2 112,9 15,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509 129,1 111,2 274,5 163,3 149,8 69,2 145,3 34,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-13 139,5 88,6 262,8 174,2 149,5 69,2 123,3 34,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР509А/2 131,0 109,3 273,5 164,2 149,5 69,6 142,5 33,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/9 135,8 111,3 274,5 163,2 149,3 69,1 138,8 27,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/4А 151,0 98,2 267,8 169,6 149,7 69,2 116,8 18,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 ВР505Б/4 136,7 111,5 274,6 163,1 149,6 69,5 137,9 26,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР512/д41 148,9 100,2 268,8 168,6 149,7 69,2 119,9 19,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 511 133,3 105,3 271,4 166,1 149,8 69,2 138,1 32,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-8А 137,9 98,4 267,9 169,5 149,7 69,2 130,0 31,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/5Б 133,5 106,9 272,3 165,3 149,3 69,4 138,8 31,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР509А/3 134,5 107,7 272,7 165,0 149,3 69,5 138,2 30,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-3 129,5 107,8 272,7 165,0 147,9 67,5 143,2 35,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР509/3А 129,2 109,4 273,6 164,1 149,7 69,2 144,3 34,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРвор32 150,6 99,6 268,5 168,9 149,7 69,2 117,9 18,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 513А 143,8 100,6 269,0 168,4 149,8 69,1 125,2 24,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 510А 133,0 106,3 271,9 165,7 149,8 69,2 138,9 32,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/3А-1 128,4 108,2 272,9 164,7 149,3 69,3 144,5 36,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 506 128,0 111,7 274,7 163,0 149,8 69,2 146,8 35,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/6 133,7 106,8 272,2 165,4 149,1 69,0 138,5 31,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4Б 134,0 107,6 272,6 165,0 149,4 69,3 138,6 31,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР2/4 130,1 109,0 273,4 164,3 149,6 69,2 143,3 34,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-5 128,1 107,7 272,7 165,0 146,3 68,1 144,6 36,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР2д2/4 129,5 109,3 273,5 164,2 149,7 69,2 144,1 34,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/5А 132,8 107,2 272,4 165,2 149,3 69,3 139,6 32,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР509Г/4 136,2 99,9 268,6 168,8 149,7 69,2 132,5 32,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509В 130,6 108,9 273,3 164,4 149,8 69,2 142,6 33,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/3 129,8 110,2 274,0 163,8 149,7 69,3 144,2 34,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/8 135,6 111,3 274,5 163,2 149,4 69,0 138,9 27,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/4 133,4 108,4 273,0 164,7 149,5 68,9 139,6 31,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/4 137,0 111,6 274,7 163,1 149,7 69,5 137,7 26,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1123 169,9 63,1 265,3 202,2 149,6 69,2 95,4 32,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1814 179,0 56,1 261,7 205,6 148,7 69,0 82,7 26,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1810 177,0 57,9 262,7 204,7 134,2 66,8 85,7 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 ВРА/6-6 179,0 57,9 262,7 204,7 148,9 69,2 83,7 25,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/641а 175,7 58,0 262,7 204,7 149,2 69,3 87,0 29,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-4-1 178,9 57,8 262,6 204,8 149,1 69,3 83,7 25,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-5 177,5 58,2 262,8 204,6 149,2 69,2 85,3 27,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-1 174,8 59,7 263,6 203,9 149,4 69,2 88,8 29,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-4 173,7 58,7 263,0 204,4 149,3 69,2 89,3 30,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 516А/6-4-4 181,0 56,7 262,0 205,3 148,8 69,5 81,0 24,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1875 181,3 61,9 264,7 202,8 148,5 69,2 83,4 21,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-2 175,1 59,2 263,3 204,1 149,4 69,2 88,2 29,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 518/1 171,0 64,6 266,1 201,5 149,5 69,7 95,1 30,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-3 175,9 59,0 263,2 204,2 149,4 69,2 87,3 28,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1652 177,2 58,1 262,7 204,7 149,1 69,2 85,6 27,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРАрт10 178,6 57,6 262,5 204,9 148,8 69,0 83,9 26,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/10А 170,5 59,0 263,2 204,2 149,2 69,1 92,7 33,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/5-1 175,7 61,3 264,4 203,1 149,5 69,7 88,7 27,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/8а 168,4 59,7 263,6 203,9 149,4 69,0 95,2 35,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6А 167,1 60,7 264,1 203,4 149,5 69,0 97,0 36,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П ВРа/5-1-1 174,2 54,1 260,7 206,6 149,4 69,7 86,5 32,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/10 170,1 59,1 263,3 204,2 149,3 68,9 93,2 34,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П ВРа/5-1 174,5 55,4 261,4 206,0 149,4 69,7 86,8 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 516А/4 175,9 61,9 264,7 202,8 149,6 69,1 88,8 27,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521Б 177,1 63,5 265,5 202,1 149,5 69,0 88,5 25,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #ВР37 170,0 58,7 263,1 204,4 148,8 69,0 93,0 34,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/10-1 172,0 58,9 263,2 204,3 149,2 68,9 91,2 32,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 519А 173,2 64,4 266,0 201,6 149,6 69,0 92,8 28,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 517В 168,2 64,9 266,3 201,3 149,6 69,0 98,1 33,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 517Б 169,2 65,0 266,3 201,3 149,6 69,0 97,1 32,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 518/2 170,7 63,3 265,4 202,1 149,4 69,7 94,7 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 516А/5А 172,7 61,3 264,4 203,1 149,6 69,1 91,7 30,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1930 176,4 59,4 263,4 204,0 149,4 69,2 87,1 27,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-1Б 172,8 60,0 263,7 203,7 149,5 69,2 90,9 30,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/7 165,7 60,5 264,0 203,5 149,5 69,0 98,3 37,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-6 177,4 58,0 262,7 204,7 149,1 69,2 85,3 27,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1А 170,9 63,9 265,7 201,9 149,7 69,2 94,9 31,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/2А 171,1 63,0 265,3 202,3 149,6 69,2 94,2 31,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-1А 171,0 60,1 263,8 203,7 149,5 69,2 92,8 32,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #ВРНек1 170,3 58,8 263,1 204,3 149,0 68,9 92,8 34,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/2 169,8 63,3 265,4 202,1 149,6 69,2 95,6 32,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/3 184,2 62,1 264,8 202,7 148,8 68,9 80,7 18,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #2015 181,0 53,1 260,2 207,1 148,5 69,2 79,2 26,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1690 185,9 62,1 264,8 202,7 149,3 69,6 78,9 16,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/1а 187,1 62,3 264,9 202,6 148,9 68,8 77,9 15,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР40 181,4 54,3 260,8 206,5 148,5 69,2 79,4 25,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1768 182,1 59,6 263,5 203,9 147,9 69,0 81,4 21,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРд7-9 187,5 62,5 265,0 202,5 146,9 68,9 77,5 15,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1767 182,2 59,6 263,5 203,9 147,9 69,0 81,3 21,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР20а 182,3 60,0 263,7 203,7 148,1 68,9 81,5 21,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР20в 181,7 60,1 263,8 203,7 148,1 68,9 82,1 22,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1761 181,2 60,3 263,9 203,6 148,2 68,9 82,7 22,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1696 189,5 62,9 265,2 202,3 149,2 69,1 75,8 12,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1753 182,0 61,3 264,4 203,1 148,7 69,1 82,4 21,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/8 181,4 61,1 264,3 203,2 148,6 68,7 82,9 21,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1878 188,5 62,6 265,1 202,5 147,3 68,7 76,6 14,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/8а 181,6 60,9 264,2 203,3 148,5 68,8 82,6 21,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 523в 187,1 63,0 265,3 202,3 149,1 68,9 78,2 15,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1681 181,0 50,2 258,7 208,5 148,5 69,2 77,7 27,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/10 181,8 60,2 263,8 203,7 148,1 68,9 82,0 21,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1746 182,0 57,4 262,4 205,0 148,6 69,1 80,4 23,0
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А 189,1 62,6 265,1 202,5 149,1 68,9 76,0 13,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРА/7 182,0 61,5 264,5 203,0 148,7 68,9 82,5 21,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/6 182,0 61,9 264,7 202,8 148,7 68,9 82,7 20,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 524 188,0 63,0 265,3 202,3 149,1 68,9 77,3 14,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/4 184,0 62,1 264,8 202,7 148,8 68,9 80,8 18,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #ВРЯрВ28 192,3 61,8 264,7 202,9 147,8 68,7 72,4 10,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1754 181,4 61,0 264,3 203,2 148,5 68,7 82,9 21,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7Г 180,5 48,8 257,9 209,2 148,3 69,2 77,5 28,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7В 181,0 51,0 259,1 208,1 148,5 69,2 78,1 27,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7Б 181,6 54,9 261,1 206,2 148,6 69,2 79,5 24,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521А/2 188,3 60,7 264,1 203,4 149,2 69,6 75,8 15,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521А/1а 182,5 63,0 265,3 202,3 149,4 69,5 82,8 19,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 528 188,0 62,6 265,1 202,5 147,6 68,6 77,1 14,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7 182,0 61,8 264,7 202,9 148,7 68,9 82,7 20,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523/3 191,7 61,9 264,7 202,8 148,3 68,5 73,0 11,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/5 184,0 62,0 264,8 202,7 148,8 68,9 80,8 18,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 233 ВР ЯрВ28 193,0 61,7 264,6 202,9 147,6 68,8 71,7 9,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 526А 191,0 62,6 265,1 202,5 148,5 68,2 74,1 11,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521А/1а-1 188,0 61,3 264,4 203,1 149,2 69,6 76,4 15,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523б 186,1 63,0 265,3 202,3 149,2 68,9 79,2 16,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 528/1 187,7 62,6 265,1 202,5 147,5 68,6 77,4 14,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/12 170,6 29,9 232,5 202,6 148,4 68,9 61,9 32,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1683 164,5 64,4 266,0 201,6 149,2 69,3 101,5 37,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А 164,8 66,0 266,8 200,8 149,7 69,1 102,1 36,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505/10а 137,7 111,3 274,5 163,2 149,1 69,2 136,8 25,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/10-3 164,4 64,4 266,0 201,6 149,1 69,4 101,6 37,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517 169,1 65,4 266,5 201,1 149,7 69,0 97,4 32,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 515А 161,1 67,1 267,4 200,3 149,7 69,1 106,4 39,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517А/1Б 164,2 64,9 266,3 201,4 149,1 69,3 102,0 37,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРГон74а 140,4 68,7 268,2 199,5 144,6 60,1 127,9 59,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513/Г 149,5 68,7 268,3 199,5 149,8 69,1 118,8 50,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 513В 148,0 99,9 268,7 168,7 149,8 69,1 120,7 20,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/10-4 164,7 64,4 266,0 201,6 149,3 69,3 101,3 36,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР505/Б10 137,5 111,3 274,5 163,2 149,1 69,2 137,0 25,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 514Б 157,4 68,0 267,9 199,9 149,7 69,1 110,5 42,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 505Б/11а 140,7 111,3 274,5 163,3 148,8 69,3 133,8 22,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/10-2г 161,0 64,4 266,0 201,6 148,9 69,5 105,0 40,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/9А 179,0 78,4 257,5 179,1 149,0 69,4 78,5 0,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/7 176,2 78,5 257,6 179,1 149,3 69,3 81,4 2,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/9Б 179,0 78,4 257,5 179,1 148,9 69,5 78,5 0,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/9 178,3 78,4 257,5 179,1 149,1 69,4 79,3 0,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А1А74Б 171,9 61,3 248,7 187,4 149,6 69,2 76,8 15,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А742 165,2 56,1 246,0 189,9 149,1 69,4 80,9 24,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А741 169,4 57,6 246,8 189,2 149,3 69,3 77,4 19,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-10 172,0 56,2 246,0 189,9 149,0 69,5 74,0 17,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А1А72 176,4 67,5 251,9 184,4 149,7 69,3 75,5 8,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/7 176,0 71,9 254,2 182,3 149,7 69,3 78,2 6,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-9А 171,2 56,7 246,3 189,6 149,1 69,5 75,1 18,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-9 171,0 56,8 246,3 189,6 149,2 69,5 75,3 18,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А1А73А 173,0 63,3 249,7 186,4 149,6 69,2 76,7 13,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5Г 176,0 52,4 244,1 191,7 149,5 69,1 68,1 15,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5А 176,1 48,2 241,9 193,7 149,5 69,2 65,8 17,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/8 176,7 71,5 254,0 182,4 149,7 69,3 77,3 5,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/36 181,5 33,4 242,3 208,9 149,3 68,7 60,8 27,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/34 179,8 34,9 242,6 207,7 149,4 68,7 62,8 27,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А15 180,4 36,7 243,2 206,4 149,5 68,8 62,7 26,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А14 180,2 38,4 243,7 205,3 149,5 68,8 63,5 25,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32 181,1 35,1 242,6 207,6 149,4 69,0 61,6 26,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 111 138,4 90,7 263,8 173,2 149,9 69,1 125,4 34,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114В 144,8 89,0 263,0 174,0 149,8 69,0 118,2 29,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 113 139,4 90,2 263,6 173,4 149,8 69,1 124,2 34,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112 138,4 90,6 263,8 173,2 149,9 69,1 125,4 34,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114Б 143,6 89,3 263,1 173,8 78,3 38,5 119,6 30,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114Б/1А 143,7 89,3 263,1 173,8 49,8 26,3 119,4 30,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130 164,4 83,0 259,9 176,9 149,0 68,7 95,5 12,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/1 154,1 81,8 259,3 177,5 149,0 69,2 105,2 23,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112А 139,0 90,3 263,7 173,3 149,8 69,1 124,7 34,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 129 154,5 83,1 259,9 176,8 149,0 68,7 105,5 22,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 110 138,5 90,9 264,0 173,1 149,9 69,0 125,5 34,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 501 124,6 116,7 277,3 160,6 150,0 69,3 152,8 36,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УМАН.31 153,2 82,2 259,5 177,2 149,0 69,1 106,3 24,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/2 154,3 81,6 259,1 177,6 148,9 69,2 104,9 23,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-4 171,6 62,0 249,0 187,0 147,9 68,5 77,4 15,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 504а 125,8 113,2 275,5 162,3 149,9 69,3 149,7 36,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 БН 169,4 59,1 247,6 188,4 147,3 68,7 78,1 19,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/2 171,4 76,2 256,4 180,2 148,7 68,9 85,0 8,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 Т14 123,6 117,8 277,9 160,1 150,0 69,2 154,2 36,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/5А 173,5 66,8 251,5 184,7 148,5 68,8 78,0 11,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/11 168,8 30,8 232,9 202,1 148,5 68,9 64,1 33,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-1 172,2 63,5 249,8 186,3 148,2 68,5 77,7 14,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/3 129,6 111,7 274,7 163,0 149,7 69,5 145,1 33,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/1 127,5 112,0 274,9 162,9 149,8 69,5 147,4 35,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/9 174,6 60,5 248,3 187,7 148,4 69,0 73,7 13,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 ОТМ.СЪЕМА 124,1 117,0 277,5 160,5 150,0 69,3 153,4 36,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 502 124,4 115,3 276,6 161,3 149,9 69,3 152,2 36,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 503А 125,0 114,0 276,0 161,9 149,9 69,3 151,0 36,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П #1081 189,0 26,0 239,3 213,3 147,3 68,7 50,3 24,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/40-6Б 189,5 27,8 240,2 212,4 147,5 68,6 50,7 22,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 501А 125,0 116,2 277,1 160,9 150,0 69,3 152,1 35,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505А 125,9 112,7 275,3 162,6 149,8 69,3 149,4 36,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/40-6А 189,5 28,9 240,7 211,9 147,6 68,6 51,2 22,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 504 125,5 113,8 275,8 162,0 149,9 69,3 150,3 36,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/40-5А 187,3 31,1 241,9 210,8 148,1 68,4 54,6 23,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32-3 185,0 22,9 236,4 213,4 149,0 69,3 51,3 28,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-1 148,1 90,6 263,8 173,2 149,3 69,2 115,7 25,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-6-1 166,0 33,6 234,4 200,8 148,9 68,7 68,4 34,8
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/10А 153,6 5,9 220,1 214,1 148,5 69,1 66,5 60,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 112/8А 151,0 6,1 220,2 214,1 148,6 69,0 69,2 63,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 112/7-1А 153,0 7,5 220,9 213,4 148,9 68,9 67,9 60,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #58 157,5 81,2 259,0 177,8 149,9 69,3 101,5 20,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 108 139,0 91,2 264,1 172,9 149,9 69,0 125,1 33,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 109 138,7 91,1 264,1 173,0 149,9 69,0 125,3 34,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 105 140,2 92,0 264,5 172,6 149,9 69,0 124,3 32,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 107 139,7 91,4 264,2 172,8 149,9 69,0 124,5 33,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103 137,9 92,5 264,8 172,3 149,9 69,2 126,9 34,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А1 143,0 78,2 257,6 179,3 149,9 69,0 114,5 36,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 106 140,0 91,7 264,4 172,7 149,9 69,0 124,4 32,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/9 151,3 6,1 220,1 214,1 148,6 69,0 68,8 62,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5-3 166,0 71,6 254,0 182,4 149,7 69,9 88,0 16,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/3 146,7 85,3 261,1 175,8 149,9 69,4 114,4 29,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/1-5 151,3 6,1 220,1 214,1 95,9 46,5 68,8 62,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #1114 125,3 106,8 272,2 165,4 150,0 69,2 147,0 40,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 т.А 127,1 97,1 267,2 170,1 150,0 69,2 140,1 43,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101а 129,2 103,0 270,2 167,2 150,0 69,2 141,1 38,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УП-3 127,9 100,5 268,9 168,5 150,0 69,2 141,0 40,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 1П-1 136,5 93,5 265,3 171,8 150,0 69,2 128,8 35,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/2А 136,1 78,8 257,6 178,8 149,9 69,6 121,5 42,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/2 137,0 79,3 258,0 178,7 149,9 69,2 121,0 41,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/3 132,1 78,0 257,0 179,0 149,9 69,6 124,9 46,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А 131,3 90,9 264,0 173,1 149,9 69,2 132,7 41,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 100А 129,2 106,6 272,1 165,5 150,0 69,2 142,9 36,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1В 131,6 87,0 261,9 175,0 149,9 69,2 130,4 43,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101 130,0 105,6 271,6 166,0 150,0 69,2 141,6 36,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 100 124,6 109,2 273,4 164,3 150,0 69,2 148,8 39,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 СТ24 125,4 110,5 274,1 163,6 150,0 69,2 148,8 38,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-1а 156,6 83,7 260,3 176,6 145,0 68,5 103,6 19,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-1А 143,8 90,7 263,9 173,2 148,7 69,0 120,1 29,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14А 168,1 83,5 260,2 176,7 148,9 69,5 92,2 8,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-3 154,0 86,2 261,6 175,4 148,5 68,7 107,5 21,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-2В 155,8 86,3 261,6 175,3 149,0 68,6 105,8 19,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-2Б 153,1 86,2 261,6 175,4 148,6 68,7 108,5 22,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-10А 140,2 87,1 262,0 174,9 149,4 69,2 121,9 34,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРГОГ30 153,1 90,3 263,7 173,4 148,7 69,4 110,6 20,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #2001 155,6 83,7 260,3 176,6 148,4 69,1 104,7 21,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-2 152,0 90,5 263,8 173,3 149,0 69,3 111,7 21,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР4/8 151,7 87,2 262,1 174,9 149,2 69,1 110,4 23,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16П 617А/9-2 146,2 106,9 272,3 165,4 149,3 69,6 126,1 19,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16П 508/5-9А 136,3 108,3 273,0 164,7 149,0 68,8 136,7 28,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 617А/9 146,0 108,6 273,1 164,6 149,4 69,6 127,1 18,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 617А/8 140,8 109,2 273,4 164,3 149,4 69,4 132,7 23,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/7 139,5 109,1 273,4 164,3 149,4 69,2 133,9 24,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/2 137,8 108,3 273,0 164,7 147,9 67,7 135,2 26,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16П 508/5-8А 137,3 108,2 272,9 164,7 148,9 68,9 135,6 27,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/4в 139,2 109,5 273,6 164,1 149,5 69,4 134,4 24,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/4 136,3 108,3 273,0 164,7 149,1 68,5 136,7 28,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/9-3 145,1 106,5 272,1 165,6 149,3 69,6 127,0 20,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16П 617А/4А 135,0 108,3 273,0 164,7 149,1 68,5 138,0 29,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/30-3 182,0 34,9 242,6 207,6 146,0 68,1 60,6 25,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 #600 136,7 108,3 273,0 164,7 148,5 67,4 136,3 28,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-6 188,1 30,9 241,8 210,9 147,8 68,5 53,7 22,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32-4БН 186,3 19,1 234,4 215,3 148,7 69,4 48,1 29,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-5 187,0 31,1 241,9 210,8 148,2 68,4 54,9 23,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/30-2 181,5 35,0 242,6 207,6 147,0 67,6 61,1 26,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 525А/7д 177,8 50,4 258,8 208,4 148,4 69,2 81,0 30,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 516А/12-3а 173,1 58,0 262,7 204,7 148,9 68,9 89,6 31,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #ВР18 172,4 58,1 262,7 204,7 149,0 68,8 90,3 32,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 А14А 174,3 57,9 262,7 204,7 148,5 69,0 88,3 30,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/10-2 172,4 58,8 263,1 204,3 149,2 68,9 90,7 31,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1261б 178,6 55,3 261,3 206,0 148,7 69,0 82,7 27,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1263б 175,7 53,8 260,5 206,7 148,6 69,1 84,9 31,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1264б 175,9 53,1 260,2 207,1 148,5 69,1 84,3 31,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-3 173,0 58,1 262,8 204,7 149,1 68,9 89,8 31,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-4б 174,7 57,9 262,7 204,7 145,2 62,5 87,9 30,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12А 172,0 56,9 262,1 205,2 148,9 68,7 90,1 33,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1651 172,0 57,2 262,3 205,1 149,0 68,7 90,3 33,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 ВР А14 174,4 57,9 262,7 204,7 148,5 69,3 88,2 30,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1851 176,8 54,6 261,0 206,3 148,6 69,0 84,1 29,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1848 173,0 57,9 262,6 204,8 149,1 68,9 89,7 31,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1262б 177,4 54,9 261,1 206,2 148,6 69,0 83,7 28,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1265б 176,6 52,5 259,9 207,4 148,5 69,1 83,3 30,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-5Б 188,3 31,1 241,9 210,8 147,9 68,5 53,6 22,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/16 171,0 56,2 261,8 205,6 147,9 68,6 90,7 34,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1536 171,0 55,8 261,6 205,8 147,5 68,8 90,6 34,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1530 170,3 56,2 261,8 205,6 148,1 68,6 91,4 35,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 516А/14а 172,4 56,4 261,9 205,5 148,5 68,6 89,5 33,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КРИВ.5/1 184,7 32,5 241,3 208,8 149,0 69,5 56,6 24,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32-2 182,4 26,0 238,0 212,0 149,2 69,3 55,6 29,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/3 172,0 80,5 258,6 178,1 148,7 69,1 86,6 6,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/3 157,1 81,2 258,9 177,8 148,8 69,2 101,8 20,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/12 175,0 58,2 247,1 188,9 148,1 69,0 72,1 13,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/8 167,3 32,6 233,9 201,2 148,7 68,8 66,6 34,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/35 179,0 34,2 242,5 208,3 149,4 68,7 63,5 29,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А12 169,8 41,9 244,8 202,9 149,6 68,8 75,0 33,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/1 171,3 81,9 259,3 177,4 148,7 68,9 88,0 6,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/33 180,0 35,1 242,7 207,5 149,5 68,8 62,7 27,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/31 182,8 35,1 242,6 207,6 149,1 68,6 59,8 24,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А11 160,3 43,7 245,4 201,7 149,6 68,8 85,1 41,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/21-5 183,7 34,0 242,1 208,1 149,2 69,4 58,4 24,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/21-4 184,4 32,8 241,5 208,6 149,1 69,4 57,0 24,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/30 183,2 35,0 242,6 207,6 148,7 68,7 59,4 24,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32-1 181,2 33,6 241,9 208,3 149,4 69,2 60,7 27,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 К.ПАР.2А 185,0 31,8 241,0 209,1 148,9 69,5 56,0 24,1
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А10 155,1 45,6 246,0 200,4 149,6 68,8 90,9 45,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А13 178,4 39,6 244,1 204,5 149,5 68,8 65,7 26,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/30-1 182,7 35,0 242,6 207,6 148,3 68,1 59,9 24,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КРИВ.3 184,0 33,3 241,7 208,4 149,1 69,4 57,7 24,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5В 176,0 50,3 243,0 192,7 149,5 69,1 67,0 16,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А74 171,2 59,2 247,6 188,4 149,6 69,2 76,4 17,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А71 176,6 71,0 253,7 182,7 149,7 69,3 77,0 6,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/3 172,2 73,5 255,0 181,5 148,6 68,9 82,7 9,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А74А 172,7 62,5 249,3 186,8 149,6 69,2 76,6 14,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/1 169,9 81,5 259,1 177,6 148,8 69,1 89,2 7,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-6 174,1 55,8 245,8 190,0 149,6 69,1 71,8 16,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5Б 176,0 48,8 242,2 193,4 149,5 69,1 66,2 17,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А73 177,1 65,8 251,0 185,2 149,7 69,3 73,9 8,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-7 172,4 57,1 246,5 189,4 149,6 69,2 74,1 17,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А9 149,0 48,2 246,8 198,6 149,7 68,8 97,8 49,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А743 163,1 55,7 245,8 190,1 149,0 69,4 82,7 27,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/6 173,8 65,3 250,7 185,5 148,5 68,8 77,0 11,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/4 171,5 80,2 258,4 178,3 148,4 68,9 86,9 6,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УРИЦ.40 176,0 50,9 243,3 192,4 149,5 69,1 67,3 16,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5 176,0 48,1 241,8 193,8 149,4 69,0 65,9 17,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-8 172,0 56,9 246,4 189,5 149,4 69,4 74,4 17,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/7 167,5 33,4 234,2 200,9 148,8 68,8 66,8 33,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/9 167,8 32,0 233,5 201,6 148,6 68,8 65,8 33,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/4 158,0 81,1 258,9 177,8 148,8 69,2 100,9 19,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/8 176,2 78,5 257,5 179,1 149,2 69,3 81,3 2,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/14 172,0 28,1 231,6 203,4 148,2 69,0 59,6 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/13 172,1 29,2 232,1 202,9 148,3 69,0 60,0 30,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/13 174,8 58,0 247,0 189,0 148,1 69,0 72,2 14,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/15 173,0 27,1 231,0 203,9 148,1 69,1 58,0 30,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11В чок42а 168,0 82,0 259,4 177,4 146,0 68,1 91,4 9,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/15 172,3 56,4 261,9 205,5 148,5 68,6 89,5 33,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/17 171,0 56,2 261,8 205,6 147,8 68,7 90,8 34,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/15А 171,1 56,3 261,8 205,5 148,3 68,7 90,7 34,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-2 172,7 57,7 262,5 204,8 149,1 68,9 89,9 32,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-4а 174,1 57,9 262,7 204,7 148,6 69,0 88,5 30,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/14 171,9 56,5 261,9 205,4 148,7 68,8 90,0 33,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12 172,0 57,0 262,2 205,2 148,9 68,7 90,2 33,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-4 173,9 58,0 262,7 204,7 148,6 69,0 88,8 30,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/13 172,0 56,8 262,1 205,3 148,8 68,7 90,1 33,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-1 172,0 57,3 262,3 205,1 149,0 69,0 90,3 33,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7-1 177,3 51,0 259,1 208,1 148,4 69,1 81,8 30,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/10 175,0 59,0 247,5 188,5 148,3 69,0 72,5 13,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/4 172,9 70,6 253,5 182,9 148,6 68,8 80,5 9,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/10 168,0 31,1 233,1 202,0 148,5 68,9 65,1 34,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7 174,0 64,0 250,1 186,1 148,5 68,9 76,1 12,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/5 171,9 80,0 258,3 178,4 148,2 69,0 86,4 6,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/1А 170,5 81,3 259,0 177,7 148,8 69,0 88,5 7,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/7-1 167,1 33,4 234,3 200,9 148,8 68,8 67,2 33,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130Т1 170,1 81,8 259,3 177,4 148,9 69,1 89,2 7,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/11 175,0 58,6 247,3 188,7 148,2 68,9 72,3 13,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П #442 173,8 63,3 249,7 186,4 147,7 68,9 75,9 12,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/14 175,0 57,4 246,7 189,2 148,0 69,0 71,7 14,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/5 158,7 80,9 258,8 177,9 148,6 69,1 100,1 19,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П #721 168,7 83,1 259,9 176,8 144,9 67,5 91,3 8,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 Ф17 163,7 82,6 259,7 177,1 149,1 68,4 96,0 13,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 125 143,6 83,3 260,0 176,7 149,2 68,7 116,4 33,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/2 166,0 81,9 259,3 177,4 148,7 68,6 93,3 11,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 Ф19 160,4 83,0 259,9 176,9 149,3 68,3 99,5 16,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/3 162,6 81,6 259,2 177,5 147,2 68,7 96,6 14,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 124 150,1 83,4 260,1 176,7 149,3 68,6 110,0 26,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/4 163,0 81,6 259,2 177,5 142,1 68,3 96,2 14,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 116А 159,8 86,8 261,9 175,0 149,8 69,0 102,0 15,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 115 149,0 88,3 262,6 174,3 149,8 69,0 113,6 25,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-5 165,1 52,2 244,0 191,8 149,3 69,0 78,9 26,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/8 160,8 80,6 258,6 178,0 148,4 69,2 97,8 17,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-1А 164,1 82,1 259,4 177,3 149,4 69,1 95,3 13,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-3А 162,2 81,8 259,2 177,5 147,9 65,8 97,0 15,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5 174,6 78,6 257,6 179,0 149,5 69,4 83,0 4,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/6 159,6 80,8 258,8 177,9 148,5 69,2 99,1 18,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-2 167,5 65,8 251,0 185,2 149,5 69,4 83,5 17,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КУРСК.10А 162,0 81,9 259,3 177,4 148,4 65,6 97,3 15,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/5 163,1 81,7 259,2 177,5 142,9 67,9 96,1 14,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-1 173,9 68,8 252,6 183,7 149,5 69,4 78,7 9,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-3 167,1 62,1 249,1 187,0 149,4 69,5 81,9 19,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 1287 нетТК 159,8 80,8 258,7 178,0 148,4 69,2 98,9 18,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КУРСК.8А 163,1 82,0 259,4 177,4 149,0 65,3 96,3 14,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/6 163,2 81,7 259,2 177,5 145,4 66,8 96,1 14,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-6 164,7 34,3 234,8 200,4 149,2 69,1 70,1 35,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/4А 170,4 80,5 258,6 178,1 149,6 69,4 88,2 7,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/4 169,8 81,3 259,0 177,7 149,6 69,4 89,3 7,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-2 160,6 10,1 222,2 212,1 149,0 68,9 61,7 51,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-4 165,7 13,0 223,7 210,7 149,1 69,1 58,1 45,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 121 168,3 83,8 260,3 176,5 149,6 68,6 92,0 8,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #780 170,0 20,3 227,5 207,2 148,7 69,3 57,5 37,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-43 169,3 22,1 228,4 206,3 149,1 69,1 59,2 37,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/2 173,0 83,1 259,9 176,8 149,6 69,4 86,9 3,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 119 170,9 85,3 261,1 175,8 149,7 69,0 90,2 4,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УЗ20/8 168,6 30,5 232,8 202,3 149,2 69,0 64,2 33,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 БОГД.2 159,8 9,9 222,1 212,2 149,0 68,9 62,3 52,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 117 166,2 86,3 261,6 175,3 149,7 69,0 95,4 9,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-41 168,0 27,8 231,4 203,6 149,2 69,1 63,4 35,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-47 170,0 20,3 227,5 207,2 148,7 69,3 57,5 37,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120 173,0 84,0 260,4 176,4 149,7 69,0 87,4 3,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УЗ24 174,5 43,7 239,6 195,9 149,3 69,0 65,1 21,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120А 172,0 83,9 260,3 176,5 149,6 68,6 88,3 4,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #773 169,6 22,0 228,4 206,4 149,0 69,3 58,8 36,8
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-3 164,6 11,3 222,8 211,6 149,0 69,1 58,2 46,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-42 166,3 22,4 228,6 206,2 149,2 69,1 62,3 39,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/1 173,0 83,6 260,2 176,6 149,7 69,3 87,2 3,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 118 169,7 85,7 261,3 175,6 149,7 69,0 91,6 5,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/3А 165,0 79,1 257,9 178,8 149,8 69,4 92,8 13,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А4 162,3 67,3 253,5 186,3 149,8 69,0 91,3 24,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А2 153,8 71,4 255,0 183,7 149,9 69,0 101,2 29,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А3 158,2 69,1 254,2 185,1 149,8 68,9 96,0 26,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А8 163,9 53,1 248,5 195,4 149,7 69,0 84,6 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/4А 167,3 76,6 256,6 180,0 149,8 69,4 89,3 12,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/6-Б 142,3 43,7 255,4 211,6 149,8 69,9 113,1 69,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/11Б-2 190,2 32,6 244,9 212,3 148,8 69,4 54,6 22,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/16А 193,0 30,2 242,3 212,1 149,3 68,9 49,3 19,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/14 191,0 30,6 242,6 212,1 149,4 69,6 51,6 21,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-1 188,8 30,9 243,7 212,8 149,4 69,6 55,0 24,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/17 192,5 30,2 242,2 212,1 149,3 68,8 49,7 19,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/13 189,3 31,6 243,7 212,1 149,5 69,7 54,4 22,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/11Б 189,3 33,2 245,2 212,0 149,6 69,4 55,9 22,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/15 191,6 30,5 242,5 212,1 149,4 69,4 51,0 20,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-2 189,0 30,5 243,5 213,0 149,4 69,6 54,5 24,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/16 192,4 30,3 242,4 212,1 149,3 69,1 50,0 19,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/13А 189,3 30,9 242,9 212,1 149,5 69,8 53,6 22,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-3 188,9 29,3 242,9 213,6 149,3 69,6 54,1 24,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/11Б-1 190,3 32,8 245,0 212,2 149,1 69,3 54,7 21,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 508/5-7А 139,3 108,2 272,9 164,7 148,8 68,9 133,6 25,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/6 138,0 108,9 273,3 164,4 149,4 69,2 135,3 26,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/3 137,7 108,3 273,0 164,7 148,3 67,5 135,3 27,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/9-1 144,2 107,5 272,6 165,1 149,3 69,6 128,4 20,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/5 134,0 108,3 273,0 164,7 149,3 69,3 139,0 30,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/1 141,3 108,3 273,0 164,7 146,8 68,1 131,7 23,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/9-4 146,2 105,5 271,6 166,0 149,3 69,6 125,3 19,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/9 139,2 106,7 272,2 165,5 147,6 68,9 132,9 26,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/13-4 171,7 81,1 258,9 177,8 148,5 69,3 87,3 6,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/11 150,3 88,0 262,5 174,5 149,3 69,2 112,2 24,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 512/10 144,3 90,3 263,7 173,4 149,4 69,1 119,4 29,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-3 152,4 83,9 260,4 176,5 148,9 69,2 108,0 24,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/4 134,0 77,6 256,7 179,1 149,9 69,6 122,7 45,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А1БН 139,2 77,5 257,2 179,7 149,8 69,9 118,0 40,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УТ-1-100А 133,0 106,3 272,0 165,6 150,0 69,2 139,0 32,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А 129,6 88,3 262,6 174,3 149,9 69,2 133,0 44,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/10 154,7 5,8 220,0 214,2 148,4 69,1 65,3 59,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/2 140,2 89,7 263,4 173,6 149,9 69,4 123,1 33,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/1 138,0 91,6 264,3 172,7 149,9 69,4 126,3 34,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-1 155,5 8,1 221,2 213,1 148,9 68,9 65,8 57,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/3-БН 147,0 84,5 260,7 176,1 149,9 69,9 113,7 29,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/8 150,6 6,3 220,3 214,0 148,7 68,9 69,7 63,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7 150,6 6,4 220,3 213,9 148,8 69,0 69,7 63,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/11 157,2 5,5 219,9 214,3 148,2 69,2 62,7 57,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 104 139,6 92,1 264,6 172,5 149,9 69,1 125,0 32,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #814 166,0 71,1 253,7 182,6 149,7 69,9 87,7 16,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/4 145,8 5,4 219,8 214,4 148,5 69,1 74,0 68,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/3 145,2 4,6 219,4 214,8 148,3 69,2 74,2 69,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б 126,4 112,2 275,0 162,8 149,8 69,3 148,6 36,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/2 128,8 111,8 274,8 163,0 149,7 69,5 146,0 34,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-8 141,8 85,8 261,4 175,6 149,2 69,0 119,6 33,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 503 124,7 114,7 276,3 161,6 149,9 69,3 151,6 36,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 501Б 125,0 115,6 276,8 161,1 149,9 69,3 151,8 36,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12 152,0 87,1 262,0 175,0 149,2 69,1 110,0 23,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-3-2 166,4 85,4 261,2 175,7 148,1 68,9 94,8 9,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-9Б 138,6 86,8 261,9 175,1 149,4 69,0 123,3 36,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114А 143,6 89,3 263,1 173,8 149,8 69,1 119,6 30,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114 140,3 90,0 263,5 173,5 149,8 69,1 123,3 33,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513Г/2 145,0 68,7 268,2 199,5 147,3 58,9 123,2 54,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/11 137,8 111,3 274,5 163,2 149,1 69,2 136,7 25,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 217/1а-5 140,6 68,7 268,2 199,5 141,7 61,3 127,6 58,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 532 214/4А 143,1 111,3 274,5 163,3 148,7 69,4 131,4 20,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/11в 143,0 111,3 274,5 163,3 148,7 69,3 131,5 20,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/1а-6 139,7 68,7 268,2 199,5 143,4 60,6 128,6 59,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/1а-2 147,1 68,7 268,2 199,5 137,4 63,2 121,2 52,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513Г/1 145,0 68,7 268,3 199,5 148,3 58,4 123,3 54,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 514 150,5 68,6 268,2 199,6 149,7 69,1 117,6 49,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 217/1а-4 143,0 68,7 268,2 199,5 139,7 62,2 125,3 56,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/11б 142,2 111,3 274,5 163,3 148,7 69,3 132,3 21,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/1а-3 143,8 68,7 268,2 199,5 139,1 62,4 124,5 55,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516 163,1 66,2 266,9 200,7 149,7 69,1 103,8 37,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513Г/3 140,8 68,7 268,2 199,5 146,6 59,2 127,4 58,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517А/1 158,6 64,8 266,2 201,4 148,8 69,5 107,6 42,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 514А 152,9 68,5 268,1 199,6 149,7 69,1 115,3 46,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 515 157,8 67,6 267,7 200,1 149,7 69,1 109,9 42,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525 188,9 62,8 265,2 202,4 149,1 68,9 76,3 13,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523/1 190,8 62,4 265,0 202,6 149,2 69,1 74,2 11,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 522А 188,8 63,2 265,4 202,2 149,4 68,9 76,5 13,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/9 181,3 60,8 264,1 203,4 148,4 68,8 82,8 22,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521А 184,3 63,3 265,4 202,1 149,4 68,9 81,1 17,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 527 189,7 62,6 265,1 202,5 148,1 68,4 75,4 12,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523г 185,1 63,0 265,3 202,3 149,2 68,9 80,2 17,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/2 184,8 62,3 264,9 202,6 148,8 68,9 80,1 17,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523 188,8 63,1 265,3 202,2 149,3 68,9 76,5 13,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523/2 191,8 61,9 264,7 202,8 148,7 68,4 72,9 11,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 522 186,9 63,2 265,4 202,2 149,4 68,8 78,5 15,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 526 189,6 62,6 265,1 202,5 148,9 68,0 75,5 12,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/1 188,9 62,5 265,0 202,5 148,9 69,0 76,2 13,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7А 182,0 58,1 262,8 204,7 148,6 69,1 80,8 22,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523а 188,2 63,0 265,3 202,3 149,2 68,9 77,1 14,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521Г 179,1 63,4 265,5 202,1 149,5 68,9 86,4 23,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523/1А 192,0 62,0 264,7 202,8 149,1 69,2 72,7 10,8
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 522Б 188,4 63,1 265,3 202,2 149,3 68,9 76,9 13,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1 167,5 65,3 266,5 201,1 149,7 69,2 99,0 33,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517А/1А 167,6 65,0 266,3 201,3 149,3 69,3 98,7 33,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521/1 177,9 63,1 265,3 202,2 149,2 68,9 87,5 24,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 520А 175,7 63,7 265,6 201,9 149,5 69,0 89,9 26,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 518 168,0 64,8 266,2 201,4 149,6 69,0 98,2 33,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/7а 167,8 60,1 263,8 203,7 149,5 69,0 96,0 35,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/3 174,7 62,3 264,9 202,6 149,6 69,1 90,3 27,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521/2 181,8 60,9 264,2 203,3 148,4 69,2 82,4 21,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 519Б 172,5 64,1 265,9 201,7 149,6 69,0 93,4 29,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 520 174,0 63,9 265,7 201,9 149,5 69,0 91,7 27,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/9 170,0 59,6 263,5 203,9 149,4 68,8 93,5 33,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 К1/11 171,1 60,2 263,8 203,6 149,5 69,3 92,8 32,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-4-3 181,2 57,1 262,3 205,1 148,9 69,4 81,1 23,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1В 169,0 64,6 266,1 201,5 149,7 69,2 97,1 32,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6 170,2 61,0 264,2 203,3 149,5 69,1 94,0 33,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521В 176,9 63,6 265,6 202,0 149,5 69,0 88,7 25,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1Б 170,4 63,7 265,6 201,9 149,6 69,2 95,2 31,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521 176,3 63,6 265,6 202,0 149,5 69,0 89,4 25,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 519 166,0 64,4 266,0 201,6 149,6 69,0 100,0 35,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/5 175,0 61,6 264,6 202,9 149,6 69,1 89,6 27,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517А 170,9 65,1 266,4 201,2 149,7 69,0 95,5 30,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/8 167,9 59,8 263,6 203,8 149,4 69,0 95,8 36,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/11 170,7 58,9 263,1 204,3 149,1 69,1 92,5 33,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-4-2 180,3 57,4 262,4 205,0 149,0 69,4 82,0 24,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 Арт,5 174,2 58,4 262,9 204,5 149,3 69,2 88,7 30,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-5 164,8 58,3 262,9 204,6 148,4 69,2 98,1 39,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513 142,9 101,1 269,2 168,2 149,8 69,1 126,3 25,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/6 136,1 111,3 274,5 163,2 149,5 69,0 138,5 27,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 509/8А 137,0 106,7 272,2 165,5 148,3 68,6 135,2 28,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 510 131,4 106,9 272,3 165,3 149,8 69,2 140,9 33,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509А/3 132,6 108,4 273,0 164,6 149,4 69,6 140,5 32,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 т."А" 151,6 83,1 259,9 176,8 149,1 68,7 108,3 25,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128 152,2 83,1 259,9 176,8 149,1 68,7 107,7 24,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 127 149,4 83,2 260,0 176,8 149,1 68,7 110,5 27,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11  т."Б" 166,0 82,9 259,9 176,9 146,1 68,0 93,9 10,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 132/7-7 171,1 59,5 247,7 188,3 147,4 68,7 76,7 17,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 132/7-6 171,4 61,2 248,6 187,5 147,7 68,6 77,2 16,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-5 171,7 61,7 248,9 187,2 147,8 68,5 77,2 15,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-3 171,6 62,3 249,2 186,9 147,9 68,5 77,6 15,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-2 171,6 62,5 249,3 186,8 148,0 68,4 77,7 15,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #1112 171,2 82,7 259,7 177,0 148,7 68,9 88,6 5,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/2 171,6 81,1 258,9 177,8 148,7 69,0 87,3 6,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132 170,2 82,9 259,9 176,9 148,7 68,7 89,6 6,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 131нетТК 169,0 83,0 259,9 176,9 148,9 68,6 90,8 7,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 132/5 173,1 68,9 252,6 183,7 148,6 68,8 79,5 10,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/5-1 171,9 77,7 257,1 179,4 148,1 69,1 85,2 7,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/8 174,4 61,8 248,9 187,2 148,4 69,0 74,5 12,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 132/13А 174,8 57,5 246,7 189,2 148,0 69,0 72,0 14,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-1А 173,3 63,6 249,9 186,2 148,2 68,4 76,6 12,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/3-1 171,4 80,0 258,3 178,3 148,5 69,3 87,0 7,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П #720 160,8 83,1 259,9 176,8 149,4 67,6 99,1 16,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 126 144,6 83,2 260,0 176,8 149,2 68,7 115,4 32,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 123 156,0 83,5 260,2 176,6 149,4 68,6 104,2 20,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122 165,7 83,7 260,2 176,5 149,5 68,5 94,6 10,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 125A 143,0 83,3 260,0 176,7 149,2 68,7 117,0 33,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/1 163,5 82,3 259,5 177,2 148,9 68,5 96,0 13,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А 160,4 83,6 260,2 176,6 149,5 68,5 99,8 16,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 116 158,7 87,0 262,0 174,9 149,8 69,0 103,3 16,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 115/1 146,0 84,3 260,5 176,3 149,7 69,9 114,5 30,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 115А 155,1 87,4 262,1 174,8 149,8 69,0 107,0 19,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 115/2 146,0 83,9 260,3 176,5 149,7 69,9 114,3 30,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/3-2А 162,6 82,0 259,3 177,4 148,7 65,4 96,8 14,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/6 174,0 78,5 257,6 179,0 149,4 69,3 83,6 5,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/4Б 172,2 80,1 258,4 178,3 149,5 69,4 86,2 6,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-4 167,0 59,7 247,9 188,1 149,4 69,0 80,9 21,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 122А/5А 161,1 81,7 259,2 177,5 145,0 67,0 98,1 16,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-4А 165,3 54,3 245,1 190,8 149,3 69,0 79,8 25,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/3-4А 161,6 81,8 259,2 177,5 147,3 66,0 97,6 15,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/7 161,6 81,8 259,2 177,5 146,8 66,3 97,7 15,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-4А 166,7 14,5 224,5 210,0 149,1 69,1 57,8 43,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #761 171,4 37,1 236,2 199,1 149,3 69,0 64,8 27,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #760 174,4 44,3 239,9 195,6 149,3 69,0 65,5 21,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #762 169,0 34,3 234,7 200,4 149,3 69,0 65,7 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-6-21 170,0 20,2 227,4 207,3 148,6 69,4 57,4 37,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-4 174,9 47,7 241,6 194,0 149,3 69,0 66,7 19,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/1Б 173,0 83,8 260,3 176,5 149,7 69,3 87,3 3,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-5 164,8 17,5 226,1 208,6 149,1 69,1 61,3 43,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/2А 173,0 82,9 259,8 176,9 149,6 69,4 86,8 3,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/1А 173,0 83,8 260,3 176,5 149,7 69,3 87,3 3,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/2Б 173,0 82,8 259,8 177,0 149,6 69,4 86,8 4,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 119А 172,1 84,7 260,8 176,0 149,7 69,0 88,7 3,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-4-5А 172,6 21,0 227,9 206,9 148,9 69,2 55,3 34,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-46 170,5 20,4 227,6 207,1 148,8 69,3 57,1 36,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-45 172,3 21,1 227,9 206,8 148,9 69,2 55,6 34,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-44 172,4 21,5 228,1 206,6 149,0 69,2 55,7 34,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3 173,2 82,2 259,5 177,3 149,6 69,4 86,2 4,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А/1А-5 169,5 62,7 251,9 189,2 149,8 68,9 82,4 19,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А/1А-6А 173,7 56,7 249,8 193,1 149,7 68,9 76,1 19,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5А 169,9 75,3 255,9 180,6 149,8 69,2 86,0 10,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/6 173,2 73,8 255,1 181,4 149,7 69,3 81,9 8,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/4 166,1 77,7 257,2 179,4 149,8 69,4 91,1 13,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5-1 167,7 75,4 256,0 180,6 149,8 69,8 88,3 12,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А7 173,8 56,4 249,7 193,3 149,7 68,9 75,9 19,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А-61 174,3 59,0 250,5 191,6 149,3 69,6 76,2 17,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5 168,3 76,1 256,3 180,2 149,8 69,4 88,0 11,9
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А6 172,5 59,4 250,7 191,4 149,8 68,9 78,2 18,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5-2 168,2 73,1 254,8 181,7 149,7 69,8 86,5 13,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А9А 149,5 49,2 247,1 197,9 149,7 68,9 97,6 48,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/8 168,8 41,2 252,6 211,3 149,7 69,2 83,8 42,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/9 168,3 40,3 251,7 211,4 149,7 69,2 83,4 43,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/5 152,4 77,2 256,4 179,2 149,8 69,6 104,0 26,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/6А 154,9 44,9 255,9 211,0 149,8 69,1 101,0 56,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/6 154,2 45,0 256,0 211,0 149,8 69,6 101,8 56,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/7 167,7 42,7 253,9 211,2 149,8 69,2 86,2 43,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/10 172,1 37,0 248,6 211,7 149,6 69,3 76,5 39,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/11Б1А 190,4 32,7 244,9 212,2 148,9 69,4 54,6 21,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101A/11 174,4 35,4 247,2 211,8 149,6 69,4 72,8 37,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101A/11A 175,8 34,4 246,3 211,9 149,6 69,4 70,5 36,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12 189,0 32,5 244,5 212,0 149,5 69,5 55,5 23,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/15А 192,1 30,3 242,4 212,1 149,3 69,1 50,2 19,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-3А 188,3 28,9 242,7 213,8 149,3 69,6 54,4 25,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-1А 189,0 32,1 244,4 212,2 149,5 69,5 55,4 23,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-2А 189,2 30,0 243,2 213,3 149,3 69,6 54,0 24,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/32-3А 185,2 22,2 236,0 213,8 148,9 69,3 50,8 28,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/40-1 188,0 31,1 241,9 210,8 148,9 68,4 53,9 22,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/38В 187,1 31,7 242,0 210,3 149,1 68,6 54,9 23,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40 188,0 31,1 241,9 210,8 149,0 68,6 53,9 22,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/49 188,0 30,0 241,9 211,8 148,5 68,6 53,9 23,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/38Б 187,6 31,9 242,0 210,1 149,2 68,5 54,5 22,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/47 188,4 30,1 241,9 211,8 148,1 68,7 53,5 23,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/43 188,7 30,4 241,9 211,5 148,2 68,6 53,2 22,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/50 188,0 30,0 241,9 211,9 148,8 68,7 53,9 23,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #314 188,7 30,1 241,9 211,7 148,0 68,4 53,1 23,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45-1 188,3 28,5 241,0 212,5 147,7 68,5 52,7 24,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/42А 189,0 30,6 241,9 211,3 148,5 68,6 52,9 22,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-4А 187,8 31,1 241,9 210,8 148,4 68,3 54,1 23,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КЛИМ.39/8 187,0 31,1 241,9 210,8 148,4 68,3 54,9 23,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 нет ТК 186,7 21,1 235,4 214,3 148,8 69,3 48,7 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101A/20A 188,1 30,0 242,0 212,0 149,0 69,3 53,9 23,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/53 187,4 29,9 241,9 211,9 148,5 67,3 54,4 24,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/18Б 189,2 30,1 242,1 212,0 149,1 69,4 52,9 22,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/52 187,2 29,9 241,9 211,9 148,6 67,2 54,7 24,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/51 188,0 30,0 241,9 211,9 148,7 67,2 53,9 23,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/55 187,5 29,9 241,8 211,9 148,1 67,4 54,4 24,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/8 135,9 106,7 272,2 165,5 148,7 69,1 136,3 29,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/7 151,8 92,0 264,5 172,6 149,6 69,2 112,8 20,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509А/2 129,1 110,5 274,1 163,6 149,6 69,5 145,0 34,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-1 130,0 107,8 272,7 164,9 149,0 67,0 142,7 34,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/4 151,0 99,5 268,4 169,0 149,7 69,2 117,5 18,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/5 134,0 107,3 272,5 165,2 149,4 69,3 138,5 31,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512Б 136,5 101,8 269,6 167,8 149,8 69,1 133,2 31,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/3Б 132,7 108,7 273,2 164,5 149,5 68,9 140,5 31,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-15 142,5 90,0 263,5 173,5 149,6 69,1 121,0 31,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-6А 140,8 93,6 265,4 171,8 149,6 69,2 124,6 31,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-4А 142,9 90,8 263,9 173,2 149,6 69,2 121,0 30,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г/1 131,5 107,0 272,3 165,3 149,8 69,1 140,8 33,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г/3 131,0 105,1 271,3 166,2 149,8 69,2 140,3 35,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/7 134,8 106,7 272,2 165,4 148,8 69,1 137,4 30,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/6 149,7 96,2 266,7 170,5 149,6 69,2 117,1 20,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А 133,3 107,8 272,7 164,9 149,4 68,9 139,4 31,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513Б 147,0 100,2 268,8 168,6 149,8 69,1 121,8 21,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512А 133,4 102,9 270,2 167,3 149,8 69,1 136,8 33,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/1 139,8 102,2 269,8 167,6 149,8 69,3 130,0 27,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г 131,2 108,2 272,9 164,7 149,8 69,2 141,8 33,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/7А 153,0 91,7 264,4 172,7 149,6 69,2 111,4 19,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509А/4 136,8 106,8 272,2 165,4 149,2 69,6 135,4 28,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/2 145,2 101,1 269,3 168,2 149,8 69,3 124,1 23,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/5 153,6 97,2 267,3 170,0 149,6 69,2 113,6 16,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г/4 132,4 102,7 270,1 167,4 149,8 69,2 137,7 35,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/7Б 150,1 91,4 264,2 172,9 149,5 69,2 114,1 22,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 508/5-5А 140,6 107,9 272,8 164,9 148,7 69,0 132,2 24,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П /14-2-1А 155,1 83,5 260,2 176,7 148,4 69,1 105,1 21,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-11 139,5 87,4 262,2 174,8 149,4 69,2 122,7 35,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-4 151,1 84,2 260,6 176,3 148,9 69,1 109,4 25,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 508/5-4А 133,1 105,9 271,7 165,9 148,3 69,1 138,6 32,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-2 155,0 86,4 261,7 175,3 149,2 69,1 106,7 20,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45-4 187,0 26,9 240,2 213,3 147,5 68,6 53,2 26,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/54 188,0 29,9 241,9 211,9 148,4 67,3 53,9 23,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-6 165,0 58,5 262,9 204,5 148,4 69,2 98,0 39,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45-2 188,0 28,3 240,9 212,6 147,7 68,5 52,9 24,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #1107 187,0 26,8 240,1 213,3 146,9 67,8 53,1 26,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 ТК1котЗал 186,3 26,6 240,0 213,4 146,2 68,1 53,8 27,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/59А 186,2 29,6 241,7 212,1 146,5 68,1 55,5 25,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/58 186,2 29,8 241,8 212,0 146,8 68,0 55,6 25,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-2А 143,0 90,7 263,9 173,2 148,9 68,9 120,9 30,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-14 139,9 88,7 262,9 174,2 149,5 69,2 123,0 34,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-9А 138,7 86,5 261,7 175,2 149,3 69,0 123,0 36,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-3-1 165,5 85,5 261,2 175,7 148,1 68,9 95,7 10,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 /14-2-1Б 158,4 83,2 260,0 176,8 148,3 69,2 101,7 18,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/13-2 169,6 82,4 259,6 177,2 148,8 69,2 90,0 7,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/9 147,2 90,6 263,9 173,2 149,4 69,1 116,6 26,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/10А 149,1 88,4 262,7 174,3 149,3 69,2 113,6 25,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-2 155,3 83,7 260,3 176,6 148,4 69,1 105,0 21,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-1 157,5 83,7 260,3 176,6 146,0 68,1 102,7 19,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-12 139,4 87,6 262,3 174,7 149,4 69,2 122,9 35,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8 147,3 90,7 263,9 173,2 149,4 69,2 116,6 25,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/59 187,3 29,7 241,7 212,0 146,7 68,0 54,5 24,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/57 187,7 29,8 241,8 212,0 146,9 67,9 54,1 24,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/60 184,4 29,6 241,7 212,1 146,3 68,2 57,3 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/19А 188,7 30,0 242,0 212,0 149,1 69,3 53,4 23,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/18 190,8 30,1 242,1 212,1 149,2 69,4 51,4 21,3
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/21 188,0 30,0 241,9 211,9 148,9 69,2 53,9 23,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/20 188,2 30,0 242,0 212,0 149,0 69,3 53,8 23,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45-3 188,0 28,0 240,7 212,8 147,7 68,5 52,7 24,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/19 189,0 30,0 242,1 212,0 149,1 69,3 53,1 23,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/56 186,1 29,9 241,8 211,9 147,6 67,7 55,7 25,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/18А 189,2 30,1 242,1 212,0 149,2 69,4 52,9 22,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45 188,7 30,2 241,9 211,7 148,0 68,6 53,2 23,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/39 188,0 31,4 241,9 210,6 149,1 68,6 53,9 22,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/41 188,3 31,0 241,9 210,9 148,9 68,5 53,6 22,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-3 187,6 31,1 241,9 210,8 148,6 68,5 54,3 23,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/38 187,4 32,1 242,0 210,0 149,2 68,7 54,7 22,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/13 161,4 85,5 261,2 175,7 149,1 69,2 99,8 14,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/13-3 171,2 81,8 259,3 177,5 148,7 69,2 88,1 6,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/48 188,5 30,1 241,9 211,8 148,4 68,7 53,4 23,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/44 188,4 30,3 241,9 211,6 148,2 68,6 53,5 23,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-2 187,4 31,1 241,9 210,8 148,8 68,4 54,5 23,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/38А 187,5 32,0 242,0 210,0 149,2 68,5 54,6 22,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/46 188,2 30,1 241,9 211,7 147,7 68,7 53,6 23,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/42 189,0 30,7 241,9 211,2 148,6 68,6 52,9 22,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32-4 186,5 21,3 235,5 214,2 148,8 69,3 49,1 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-4 187,6 31,1 241,9 210,8 148,4 68,3 54,3 23,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/21А 188,0 30,0 241,9 211,9 148,9 69,3 53,9 23,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/37 186,4 32,7 242,2 209,5 149,2 68,7 55,7 23,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-3-3 169,5 85,2 261,1 175,9 147,9 69,0 91,5 6,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-9 139,1 86,3 261,6 175,3 149,3 69,0 122,5 36,2

3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 209 141,4 94,6 267,4 172,8 149,9 69,2 126,1 31,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217 166,9 68,5 260,5 192,0 149,9 69,2 93,7 25,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 233 #СТР14-16 189,4 55,4 276,3 220,9 146,5 68,3 86,9 31,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 242 180,2 55,4 276,3 220,9 149,1 68,9 96,1 40,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/3а 144,7 66,1 259,3 193,2 149,1 69,6 114,5 48,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 208/3 133,8 96,3 268,3 172,0 149,1 68,9 134,5 38,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 233 237/6 183,6 55,0 276,1 221,1 149,1 69,0 92,5 37,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1а-1а 182,1 54,2 275,7 221,5 148,2 68,5 93,6 39,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1а 182,1 54,2 275,7 221,5 148,4 68,5 93,6 39,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 240/1 178,1 56,2 276,7 220,5 148,4 68,8 98,6 42,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР238 183,6 54,6 275,9 221,3 149,3 69,6 92,4 37,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1А-1 184,0 54,4 275,8 221,4 148,8 68,3 91,8 37,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 240/1а 177,8 56,2 276,7 220,5 148,2 68,9 98,9 42,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 211 148,7 91,7 265,9 174,2 149,9 69,2 117,2 25,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/12 173,0 58,3 255,2 197,0 148,0 68,8 82,2 24,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #2155 172,3 58,0 255,1 197,1 148,0 68,5 82,8 24,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #Фран,44 174,0 58,7 255,5 196,7 148,6 68,3 81,5 22,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР221/2-1 174,9 58,9 255,6 196,6 149,0 69,0 80,7 21,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/2 150,0 66,1 259,3 193,2 149,4 69,5 109,3 43,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/10а-1 159,1 60,1 256,2 196,1 149,8 68,9 97,1 37,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 208/3а 134,7 96,3 268,3 172,0 149,0 69,0 133,6 37,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 218/1 170,0 66,2 259,3 193,1 149,8 69,9 89,3 23,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 218/2 170,8 65,9 259,2 193,3 149,7 69,9 88,4 22,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1 155,5 66,2 259,4 193,1 149,7 69,7 103,9 37,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/9 160,8 63,6 258,0 194,4 149,8 68,9 97,2 33,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 215 165,4 84,2 262,1 177,8 149,9 69,2 96,7 12,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 212 155,5 88,3 264,2 175,9 149,9 69,2 108,7 20,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 216 166,4 83,0 261,4 178,4 149,9 69,2 95,0 12,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 213 158,2 86,9 263,5 176,5 149,9 69,2 105,3 18,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/2 192,0 49,8 250,9 201,0 147,8 68,4 58,9 9,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/15 165,4 55,9 254,0 198,1 149,6 69,0 88,6 32,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 219/2а 164,8 60,9 256,6 195,7 149,6 69,1 91,8 30,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 225 178,4 55,9 254,0 198,1 149,7 69,2 75,6 19,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1г 158,1 66,5 259,5 193,0 149,8 69,8 101,3 34,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/1 174,3 59,6 255,9 196,3 149,7 68,9 81,6 22,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 238 183,7 57,0 277,1 220,1 149,4 69,0 93,4 36,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 237/6а 183,3 54,4 275,8 221,4 149,1 69,0 92,5 38,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 230а/3 191,7 49,4 250,7 201,2 147,0 68,6 58,9 9,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а-3 172,9 50,6 251,3 200,7 147,7 67,6 78,4 27,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3б 192,0 50,6 251,2 200,7 148,2 68,4 59,2 8,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 242/2а 181,5 55,1 276,1 221,1 149,0 68,9 94,7 39,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/16 167,2 54,9 253,5 198,6 149,6 69,0 86,3 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 226 180,6 55,2 253,6 198,5 149,7 69,1 73,1 17,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а-2 172,4 50,6 251,3 200,7 148,3 67,4 78,9 28,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222/3 173,0 54,0 253,0 199,0 147,3 68,2 80,0 26,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/2 175,0 59,3 255,8 196,5 149,6 68,9 80,8 21,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 230а/4 192,0 49,5 250,7 201,2 147,1 68,5 58,7 9,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/6 190,6 51,1 251,5 200,4 148,8 68,1 60,9 9,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222/3-1А 172,0 54,0 253,0 199,0 145,7 68,8 81,0 27,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/1 191,3 49,9 250,9 201,0 148,1 68,3 59,6 9,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 234 189,5 59,0 278,2 219,2 149,5 68,9 88,7 29,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/13 163,0 58,5 255,3 196,9 149,7 69,0 92,3 33,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а-4 176,4 50,6 251,3 200,7 146,9 67,9 74,9 24,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/5 190,3 50,8 251,4 200,6 148,7 68,2 61,1 10,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 219/1а 166,0 61,4 256,8 195,5 149,7 69,4 90,8 29,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 228/1А 185,4 61,7 279,6 217,9 149,5 69,6 94,2 32,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 224 175,1 57,7 254,9 197,2 149,8 69,2 79,8 22,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а-1 172,3 50,6 251,3 200,7 148,6 67,2 79,0 28,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 239 181,9 56,6 276,9 220,3 149,3 68,8 95,1 38,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 212А 156,6 87,6 263,8 176,2 149,9 69,2 107,2 19,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРот213 159,8 86,9 263,4 176,6 149,8 69,8 103,7 16,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 206 131,8 101,2 270,8 169,6 150,0 69,2 139,0 37,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #2258 145,3 92,9 266,5 173,7 149,9 69,2 121,2 28,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 208 136,6 96,9 268,6 171,7 149,9 69,2 132,0 35,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 201 124,6 114,3 277,6 163,3 150,0 69,2 153,1 38,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 207 133,6 99,4 269,9 170,5 149,9 69,2 136,3 36,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 2ПН #1455 183,9 55,7 276,5 220,8 149,2 68,8 92,5 36,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР231/1 185,2 53,7 275,4 221,7 149,4 69,5 90,3 36,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 531/2 185,2 54,2 275,7 221,5 147,8 68,8 90,5 36,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #2035 187,8 58,1 277,7 219,6 149,5 69,5 89,9 31,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1994 187,7 52,5 274,8 222,3 148,9 69,5 87,1 34,6
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 232/5 192,0 55,6 276,4 220,8 147,9 68,4 84,4 28,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 #2233 186,1 53,1 275,1 222,0 149,3 69,3 89,0 35,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1338 185,7 53,2 275,2 222,0 149,3 69,5 89,5 36,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1335 179,6 47,8 272,4 224,6 149,1 69,6 92,8 45,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 231/3-3 184,5 52,0 274,6 222,6 149,2 69,6 90,1 38,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 228/2 182,0 60,4 278,9 218,5 149,3 69,7 96,9 36,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 231/5 180,0 52,6 274,9 222,3 149,2 69,6 94,9 42,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 231/3-1 185,8 52,6 274,8 222,3 149,3 69,5 89,1 36,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 231/1-1 188,7 52,8 275,0 222,2 149,2 69,5 86,2 33,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 231/1 187,0 55,1 276,2 221,0 149,4 69,5 89,2 34,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/7А 176,7 58,4 255,3 196,9 149,2 69,1 78,6 20,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 231/3-2 184,7 52,3 274,7 222,4 149,3 69,6 90,1 37,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/11 173,3 58,3 255,2 197,0 148,1 68,8 81,9 23,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 233 532 187,8 55,1 276,1 221,1 148,4 68,8 88,4 33,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11-7 191,4 52,8 252,4 199,6 149,1 68,9 61,0 8,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 232/3 191,8 55,7 276,5 220,8 148,5 68,2 84,7 29,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1277 181,9 57,2 254,7 197,5 149,4 69,0 72,8 15,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1в 182,3 54,2 275,7 221,5 148,5 68,5 93,4 39,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243А 184,0 54,4 275,8 221,4 148,9 69,0 91,8 37,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 202 125,0 109,1 274,9 165,8 150,0 69,2 149,9 40,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 2ПН 237/6б 183,1 54,4 275,8 221,4 149,0 67,7 92,7 38,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 203 125,0 107,2 273,9 166,7 150,0 69,2 149,0 41,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 531/1 186,0 54,3 275,8 221,4 148,1 68,8 89,8 35,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРСоф23 181,9 52,3 274,7 222,4 149,2 69,6 92,8 40,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1396 189,3 58,8 278,1 219,3 149,5 68,9 88,8 29,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 232/4 192,2 55,6 276,4 220,8 148,1 68,3 84,2 28,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 204 128,0 104,8 272,7 167,9 150,0 69,2 144,8 39,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР202-203 125,0 109,0 274,9 165,9 150,0 69,2 149,9 40,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 205 130,9 102,4 271,5 169,1 150,0 69,2 140,6 38,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 232/6 190,9 55,6 276,4 220,8 147,6 67,9 85,5 29,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 232/2а 191,9 55,7 276,5 220,7 148,6 68,1 84,6 28,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 531 186,7 55,0 276,1 221,1 148,2 68,7 89,4 34,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР 190,3 53,6 252,8 199,2 149,2 68,9 62,5 8,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 201а 124,7 110,8 275,8 165,0 150,0 69,2 151,1 40,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 208/4 140,6 96,3 268,3 172,0 148,8 69,1 127,7 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1448 182,6 54,2 275,7 221,5 148,5 68,4 93,1 38,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) Вузол166 191,0 73,6 285,7 212,1 149,6 69,2 94,7 21,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 201б 125,0 109,5 275,1 165,6 150,0 69,2 150,1 40,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3-2 192,0 49,7 250,8 201,1 147,3 68,4 58,8 9,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227 186,3 53,9 253,0 199,1 149,7 69,2 66,7 12,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 531А 187,0 55,0 276,1 221,1 148,3 68,9 89,1 34,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/2а 175,1 59,2 255,7 196,5 149,6 69,0 80,6 21,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4 170,4 54,0 253,0 199,0 149,6 69,0 82,6 28,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 228/1 187,8 62,3 279,9 217,6 149,6 69,7 92,1 29,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 228 189,3 63,5 280,5 217,0 149,6 69,2 91,2 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 232/2 192,3 57,3 277,3 220,0 149,2 69,1 85,0 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11-4 177,7 56,4 254,3 197,9 149,2 69,5 76,6 20,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 231 189,9 60,2 278,8 218,6 149,5 69,1 88,9 28,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221 171,9 60,0 256,1 196,1 149,8 68,9 84,2 24,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 219/5а 163,2 58,5 255,4 196,8 149,1 68,9 92,1 33,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3-1 192,0 49,8 250,8 201,1 147,4 68,4 58,8 9,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 208/5 148,7 96,3 268,3 172,0 148,4 69,2 119,6 23,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) Вузол167 190,8 48,2 250,0 201,9 149,6 69,2 59,3 11,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 2ПН #1456 184,1 55,7 276,5 220,8 148,7 69,0 92,4 36,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11-7-1 192,0 51,5 251,7 200,2 149,1 68,9 59,7 8,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР 221/6 176,1 58,6 255,4 196,8 149,4 69,0 79,3 20,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 240/2 176,6 56,2 276,7 220,5 147,9 69,0 100,1 43,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #Влад15 181,2 55,6 276,4 220,8 149,2 69,6 95,2 39,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 208/2 134,3 96,4 268,3 172,0 149,3 68,8 134,1 37,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1418 176,1 55,7 276,4 220,8 148,6 69,3 100,4 44,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 208/1 136,6 96,5 268,4 171,9 149,9 69,6 131,8 35,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР237/5А 183,8 55,4 276,3 220,9 149,1 69,0 92,5 37,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 241 180,1 55,9 276,6 220,7 149,2 68,9 96,5 40,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1428 182,7 54,6 275,9 221,3 148,9 69,0 93,2 38,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 2ПН 237/7 182,4 54,4 275,8 221,4 148,9 67,7 93,4 39,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 Шевч,20 175,3 58,7 255,5 196,8 138,6 64,5 80,2 21,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/5 176,0 58,7 255,5 196,8 149,4 68,9 79,4 20,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/10 174,0 58,3 255,3 196,9 148,2 68,7 81,3 22,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/7 176,5 58,5 255,4 196,8 149,3 69,0 78,9 20,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/4 176,2 58,8 255,5 196,7 149,5 69,1 79,3 20,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/13 171,6 58,2 255,2 197,0 147,7 68,9 83,6 25,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/8 176,3 58,4 255,3 196,9 149,1 69,1 79,0 20,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/3 182,0 54,3 275,7 221,5 146,4 64,0 93,7 39,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРВлад54 175,7 58,4 255,3 196,9 148,8 68,5 79,5 21,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/3 175,8 59,1 255,7 196,6 149,6 69,0 79,9 20,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/2-1 174,8 58,9 255,6 196,6 149,3 68,3 80,8 21,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/6 176,2 58,7 255,4 196,8 149,4 69,0 79,2 20,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 232/7 189,9 55,5 276,4 220,8 147,1 68,1 86,5 30,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1а-1 154,6 66,1 259,3 193,2 149,7 69,8 104,7 38,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 214/2 161,5 86,8 263,4 176,6 149,6 69,8 101,8 15,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/10а 160,3 60,6 256,4 195,8 149,8 68,9 96,1 35,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР Б.ХМ66 165,4 63,9 258,1 194,3 149,7 69,7 92,7 28,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1964 157,7 62,6 257,5 194,9 149,7 69,4 99,7 37,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1170 156,9 66,0 259,2 193,2 149,7 69,8 102,4 36,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1а-1 182,0 53,7 275,4 221,8 148,0 68,6 93,4 39,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 233 247 178,5 52,8 275,0 222,2 147,2 68,6 96,5 43,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР Вол,2 181,1 54,3 275,7 221,5 141,7 66,0 94,6 40,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 247а 177,8 53,2 275,2 222,0 147,3 68,6 97,4 44,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1434 177,4 53,2 275,2 222,0 147,3 68,6 97,8 44,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1443 181,7 53,6 275,4 221,8 147,9 68,3 93,7 40,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/6-2 170,0 61,9 257,1 195,2 149,2 69,5 87,1 25,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3 192,0 49,8 250,9 201,0 147,5 68,6 58,9 9,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1392 191,8 56,0 276,6 220,6 148,7 68,1 84,8 28,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 217/7 160,7 64,0 258,2 194,2 149,8 68,9 97,5 33,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 217/6 165,2 65,6 259,0 193,4 149,8 69,0 93,8 28,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 217/5 166,3 66,8 259,6 192,9 149,9 69,0 93,3 26,5

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1684



3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 531/2а 184,1 54,1 275,7 221,5 147,6 68,9 91,6 37,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 233 190,0 59,2 278,3 219,1 149,5 68,9 88,3 29,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/14 164,5 57,0 254,6 197,6 149,7 69,0 90,1 33,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/3 146,6 66,1 259,3 193,2 149,3 69,5 112,7 46,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а 173,1 50,6 251,3 200,7 149,5 69,1 78,2 27,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11-3 176,6 55,8 254,0 198,1 149,1 69,5 77,4 21,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/10 159,9 62,2 257,3 195,0 149,8 68,9 97,4 35,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227А 187,9 65,9 281,7 215,8 149,6 69,2 93,8 27,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 БЖит,8а 182,3 54,3 275,7 221,4 148,6 67,8 93,5 39,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 237/5 184,0 55,7 276,5 220,8 149,0 68,9 92,5 36,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРд4в 168,6 54,8 253,4 198,6 149,3 69,6 84,9 30,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243 183,7 54,3 275,8 221,4 148,7 68,4 92,1 37,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 219 169,7 63,8 258,1 194,3 149,8 69,2 88,4 24,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222/2А 171,0 54,0 253,0 199,0 148,3 69,2 82,0 28,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 219/4а 164,4 58,7 255,4 196,8 149,3 68,9 91,0 32,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 230 188,5 61,6 279,5 217,9 149,6 69,1 91,0 29,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1б 183,0 54,3 275,7 221,5 148,6 68,4 92,7 38,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 238/1 183,0 53,3 275,3 221,9 149,3 69,6 92,3 38,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/4 191,4 50,6 251,3 200,7 148,4 68,3 59,8 9,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР24А 170,2 54,6 253,3 198,7 149,2 69,1 83,2 28,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 238/2 181,6 53,1 275,1 222,0 149,3 69,6 93,6 40,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 219/3а 164,5 60,7 256,5 195,8 149,5 69,2 92,0 31,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1 182,2 54,2 275,7 221,5 148,4 68,5 93,5 39,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/2 182,5 54,2 275,7 221,5 148,5 68,7 93,2 39,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 237/5а 184,0 55,7 276,4 220,8 149,2 69,0 92,4 36,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 219/3б 164,7 60,2 256,2 196,0 149,4 69,2 91,6 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 240 180,7 56,3 276,8 220,5 149,3 68,9 96,0 39,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/15-1 167,2 55,4 253,7 198,4 149,5 69,6 86,6 31,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227Б 190,0 69,0 283,3 214,3 149,6 69,2 93,3 24,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1247 164,6 60,4 256,3 196,0 149,4 69,2 91,7 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 229 189,9 62,5 280,0 217,5 149,6 69,1 90,1 27,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1293 192,0 50,0 251,0 201,0 147,6 68,5 59,0 9,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 230а 189,1 61,0 279,2 218,2 149,5 69,1 90,1 29,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/1-1а 174,9 59,4 255,8 196,4 149,6 69,7 81,0 21,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/1а 175,0 59,4 255,8 196,4 149,7 68,9 80,8 21,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #В221/1-1А 174,6 59,3 255,8 196,5 149,4 69,7 81,1 21,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/4-1 176,3 58,2 255,2 197,0 149,4 69,7 78,9 20,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221/4-1-1 176,3 58,1 255,2 197,0 149,3 69,7 78,9 20,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1а-2 175,9 53,4 275,3 221,9 147,5 68,5 99,4 46,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1981 190,1 51,0 251,5 200,5 148,8 68,2 61,4 10,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1302 173,0 50,6 251,3 200,7 147,3 67,8 78,3 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1290 192,0 50,6 251,3 200,7 148,2 68,4 59,3 8,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРГон43б 178,0 56,3 254,2 197,9 149,2 69,5 76,2 19,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР219 166,0 62,3 257,3 195,0 149,8 69,4 91,3 29,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1278 183,0 59,6 255,9 196,3 149,4 69,0 72,9 13,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 232 189,9 59,7 278,5 218,8 149,5 69,0 88,6 28,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1965 166,0 55,9 254,0 198,1 149,5 68,9 88,0 32,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 222вр 172,0 59,3 255,8 196,5 149,8 69,2 83,8 24,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 232/1 190,9 59,3 278,4 219,0 149,4 69,1 87,5 28,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/5 181,0 54,3 275,7 221,5 143,7 65,2 94,7 40,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1285 191,4 50,6 251,3 200,6 148,5 68,3 59,9 9,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРФр22П 173,0 54,0 253,0 199,0 146,5 68,5 80,0 26,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1292 192,0 50,2 251,1 200,8 147,7 68,5 59,1 8,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 243/4 180,5 54,3 275,7 221,5 145,1 64,5 95,2 40,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1364 191,4 58,5 277,9 219,4 149,3 69,1 86,6 28,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1306 173,6 58,4 255,3 196,9 149,8 69,2 81,7 23,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 #1738 183,9 48,9 272,9 224,1 147,8 69,0 89,0 40,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 #1726 187,7 55,2 276,2 221,0 145,7 68,7 88,5 33,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1731 186,0 54,6 275,9 221,3 148,2 68,8 89,9 35,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 533 531/1-1 186,0 52,9 275,0 222,1 148,0 68,9 89,0 36,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРЧап4П 166,7 55,6 253,9 198,2 149,5 69,5 87,1 31,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 220вр 171,0 61,0 256,7 195,6 149,8 69,1 85,7 24,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 221вр 171,5 60,0 256,1 196,1 149,8 69,1 84,7 24,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1973 177,5 50,0 251,0 201,0 149,5 69,1 73,5 23,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1276 180,4 57,1 254,6 197,5 149,3 69,4 74,2 17,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 Лис4а 190,5 71,4 284,6 213,2 149,6 69,2 94,0 22,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1980 190,3 50,7 251,3 200,6 148,6 68,2 61,1 10,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #Яр.Вал,10 192,0 49,6 250,8 201,1 147,2 68,4 58,8 9,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #1332 189,3 59,7 278,5 218,8 149,5 69,4 89,3 29,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 219/2б 164,7 60,8 256,5 195,7 149,6 69,2 91,9 31,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/13А 163,1 58,2 255,2 197,0 149,7 69,0 92,1 33,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3а 192,0 50,5 251,2 200,7 147,8 68,4 59,2 8,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 П217/1в 162,5 67,5 260,0 192,5 149,8 69,7 97,5 30,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРГон47б 175,8 55,6 253,8 198,3 149,1 69,5 78,1 22,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1б 164,7 67,9 260,2 192,3 149,8 69,7 95,5 27,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/7А 160,6 63,7 258,0 194,3 149,8 68,9 97,4 33,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 214 162,2 85,4 262,7 177,3 149,9 69,2 100,5 15,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/7-1 154,0 57,3 254,8 197,4 149,2 69,6 100,8 43,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11 161,6 59,5 255,9 196,3 149,8 69,0 94,3 34,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 218 169,0 66,6 259,5 193,0 149,9 69,2 90,5 24,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/6-1 169,4 61,9 257,1 195,2 149,6 69,8 87,7 25,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1а 154,6 66,2 259,3 193,2 149,7 69,7 104,7 38,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 Саксаг,42 139,7 109,1 272,9 163,8 149,6 69,7 133,2 24,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 311 139,1 109,5 273,1 163,6 149,6 69,7 134,0 24,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/3А 158,0 83,4 259,6 176,2 149,5 69,3 101,6 18,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312А 138,4 109,7 273,2 163,5 149,6 69,5 134,7 25,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 309/1а 138,7 110,0 273,3 163,4 149,6 69,6 134,7 24,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/1 135,6 109,6 273,2 163,5 149,6 69,5 137,6 27,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/3 124,4 102,6 269,5 166,9 149,3 69,6 145,1 42,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/4 131,9 110,3 273,5 163,2 149,4 69,6 141,6 31,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/2 135,7 110,6 273,6 163,1 149,6 69,5 137,9 27,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1 137,4 110,8 273,7 163,0 149,8 69,4 136,3 25,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/1-2 132,5 108,8 272,7 163,9 149,7 69,9 140,2 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/5 130,8 110,0 273,3 163,4 149,3 69,7 142,5 32,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/1 133,3 110,8 273,8 162,9 149,9 69,6 140,5 29,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1А-2 150,8 107,5 272,1 164,5 149,7 69,8 121,3 13,8
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-4 128,4 110,5 273,6 163,1 149,6 69,2 145,2 34,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/2 133,0 110,4 273,5 163,2 149,8 69,5 140,6 30,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-1 135,0 110,7 273,7 163,0 149,8 69,4 138,7 28,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 Саксаг,72 136,6 102,9 269,7 166,8 149,7 69,8 133,1 30,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1А-1 147,7 108,1 272,4 164,3 149,7 69,8 124,7 16,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8 170,2 77,2 256,4 179,2 148,8 68,8 86,2 9,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1а-3 156,5 105,7 271,2 165,4 149,6 69,8 114,7 9,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 Жилян,59 128,0 110,2 273,5 163,3 149,2 69,4 145,5 35,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/11 174,1 77,4 256,5 179,1 149,2 68,9 82,4 5,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/12 172,3 77,6 256,6 179,0 149,3 68,9 84,3 6,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-5 129,0 110,4 273,6 163,1 149,6 69,2 144,6 34,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-1В 174,0 76,3 256,0 179,6 148,3 68,4 82,0 5,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 221/5-6 175,5 77,0 256,3 179,3 149,1 69,2 80,8 3,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-2 131,7 110,5 273,6 163,1 149,7 69,4 141,9 31,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 221/5-4 176,6 76,4 256,0 179,6 148,3 69,2 79,4 3,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 221/5-5 177,0 76,6 256,1 179,5 148,6 69,1 79,1 2,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-1-1 168,8 76,7 256,2 179,5 148,6 68,9 87,4 10,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/9 174,9 77,3 256,5 179,2 148,9 68,7 81,6 4,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/3 132,0 110,3 273,5 163,2 149,8 69,2 141,5 31,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 Саксаг.123 129,0 107,9 272,3 164,4 149,8 69,6 143,3 35,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 Саксаг.74 135,8 104,3 270,4 166,1 149,7 69,8 134,6 30,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-3 131,6 107,7 272,1 164,5 149,4 68,2 140,5 32,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-6а 136,0 106,4 271,5 165,1 148,6 68,5 135,5 29,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-9-2 140,1 104,6 270,6 166,0 147,7 68,9 130,5 25,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 207 133,6 106,0 271,3 165,3 148,3 68,6 137,7 31,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-6 136,1 107,0 271,8 164,8 148,8 68,4 135,7 28,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/10 175,0 77,3 256,5 179,2 149,0 68,7 81,5 4,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-1 126,1 110,7 273,7 163,0 149,9 69,6 147,6 37,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 #ВР208/8-1 174,2 76,5 256,0 179,6 148,4 68,4 81,9 5,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-9 137,2 105,3 270,9 165,6 148,0 68,8 133,7 28,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 303/1А 133,8 112,1 274,4 162,3 149,9 69,8 140,6 28,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-5 136,0 107,2 271,9 164,7 148,9 68,4 135,9 28,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-7 134,4 106,1 271,3 165,2 148,4 68,6 137,0 30,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 303/1А-1 134,5 111,0 273,8 162,9 149,9 69,8 139,4 28,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4 124,0 117,0 277,0 160,0 149,9 69,6 153,0 36,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-3а 132,6 107,6 272,1 164,5 149,3 68,2 139,5 31,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-4А 136,0 107,5 272,1 164,6 149,0 68,3 136,0 28,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/1а-2 134,8 108,1 272,4 164,3 149,8 69,8 137,5 29,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-1Б 174,0 76,3 256,0 179,6 148,3 68,4 81,9 5,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-1-1А 126,4 109,6 273,2 163,5 149,8 69,6 146,7 37,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-8б 135,9 105,5 271,0 165,5 148,1 68,7 135,2 29,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-8А 135,7 105,5 271,0 165,5 148,1 68,7 135,4 29,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 221/5-7 174,6 77,2 256,4 179,2 149,2 69,2 81,8 4,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 221/5-5а 176,4 76,8 256,2 179,4 148,8 69,0 79,8 3,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #252 138,9 109,8 273,2 163,5 149,6 69,2 134,4 24,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/14 168,4 77,9 256,8 178,9 149,4 69,0 88,3 10,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 307В 137,0 110,3 273,5 163,2 149,7 69,2 136,5 26,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-1 174,6 76,4 256,0 179,6 148,3 68,4 81,4 5,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 #ВР221/57 175,2 77,1 256,4 179,3 149,1 69,2 81,2 4,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/3А 127,9 110,2 273,4 163,3 149,5 69,3 145,5 35,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/3 135,6 110,5 273,6 163,1 149,6 69,6 138,0 27,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 3074а 138,3 110,7 273,7 163,0 149,8 69,2 135,4 24,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 307б 137,5 110,3 273,5 163,2 149,7 69,2 136,0 25,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #310 139,6 111,4 274,1 162,7 149,9 69,3 134,5 23,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/1а 137,5 101,9 269,2 167,3 149,7 69,8 131,7 29,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #294 132,8 109,1 272,9 163,8 149,7 69,9 140,2 31,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #253 138,8 109,7 273,2 163,5 149,6 69,2 134,4 24,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #311 141,0 110,6 273,7 163,1 149,8 69,2 132,7 22,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 311/1а 144,8 108,0 272,3 164,3 149,5 69,8 127,6 19,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #307 135,1 112,7 274,7 162,1 149,9 69,3 139,6 26,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #279 140,3 110,6 273,6 163,1 149,8 69,7 133,4 22,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/2А 151,3 93,3 264,7 171,4 149,6 69,3 113,4 20,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306А 139,7 111,1 273,9 162,8 149,8 69,3 134,3 23,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-3 131,4 110,5 273,6 163,1 149,7 69,2 142,2 31,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304А 135,2 112,7 274,7 162,1 149,9 69,3 139,5 26,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-6б 135,2 106,2 271,4 165,2 148,5 68,5 136,2 30,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #319 133,6 106,1 271,3 165,3 148,3 68,6 137,7 31,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/1а-3 138,0 105,6 271,1 165,5 149,8 69,8 133,1 27,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #257 136,7 110,1 273,4 163,3 149,7 69,2 136,7 26,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #317 134,2 105,8 271,2 165,4 148,2 68,7 137,0 31,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-2 172,2 76,1 255,9 179,7 148,1 68,5 83,7 7,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/4аК 161,3 78,6 257,1 178,5 149,5 69,2 95,8 17,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #вр303 131,0 113,6 275,2 161,6 149,9 69,4 144,2 30,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #293 134,9 111,6 274,2 162,6 149,9 69,8 139,3 27,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-6 163,1 75,3 255,4 180,1 149,4 69,7 92,3 17,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 303 131,0 113,5 275,1 161,7 149,9 69,7 144,1 30,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/16 166,5 78,2 256,9 178,7 149,4 69,0 90,4 12,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/13 168,9 77,8 256,7 178,9 149,4 68,8 87,8 10,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/1А 143,5 104,0 270,2 166,3 149,6 69,2 126,7 22,7
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-7 161,6 77,7 256,7 179,0 149,5 69,7 95,0 17,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/2В 123,3 109,6 273,1 163,6 149,3 69,6 149,9 40,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/1б 132,7 109,6 273,2 163,5 149,5 69,5 140,5 30,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312 140,4 107,2 271,9 164,7 149,6 69,2 131,5 24,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/2 128,0 109,6 273,1 163,5 149,4 69,6 145,1 35,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/4А 159,7 80,5 258,1 177,6 149,5 69,3 98,4 17,9
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-3 171,5 76,1 255,8 179,8 148,1 68,5 84,4 8,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #291 135,5 106,6 271,6 165,0 148,6 68,5 136,1 29,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 302б 125,3 115,7 276,3 160,6 150,0 69,3 151,0 35,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-4 169,4 75,6 255,6 180,0 147,7 68,7 86,2 10,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-5 167,9 75,3 255,4 180,1 147,5 68,8 87,6 12,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 232 #ВР208/8-3 168,8 75,7 255,6 180,0 147,7 68,7 86,8 11,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 130 #283 138,7 109,7 273,2 163,5 145,8 64,1 134,5 24,8
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 130 314а 138,1 109,7 273,2 163,5 141,5 65,9 135,0 25,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 309/2а 145,5 109,7 273,2 163,5 149,4 69,7 127,7 18,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/4А 126,9 110,1 273,4 163,3 148,8 69,5 146,5 36,3
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 304/4 125,5 110,1 273,4 163,3 148,9 69,5 147,9 37,8
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3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-6 127,7 110,4 273,5 163,2 149,4 69,3 145,9 35,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #320 139,4 111,6 274,2 162,6 149,9 69,3 134,8 23,2
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 #205 306/4 131,2 110,2 273,5 163,2 149,4 69,7 142,3 32,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 308 134,2 110,2 273,5 163,2 149,6 69,6 139,3 29,0
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 306Б 138,4 110,9 273,8 162,9 149,8 69,4 135,4 24,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2-2Д 129,9 107,7 272,2 164,5 149,5 68,1 142,3 34,6
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2-2Г 129,9 107,7 272,2 164,4 149,5 68,1 142,3 34,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2а 130,3 107,8 272,2 164,4 149,6 68,1 141,9 34,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 ВРЕЗКА 123,4 117,1 277,0 159,9 150,0 69,4 153,6 36,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2-2А 130,0 107,8 272,2 164,4 149,7 68,0 142,2 34,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-4 133,0 107,6 272,1 164,5 149,2 68,3 139,1 31,5
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 312/3Є 123,5 107,6 272,1 164,5 149,3 69,6 148,7 41,1
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2-2В 130,1 107,8 272,2 164,4 149,6 68,1 142,1 34,4
3.1.1 СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-9-1 137,3 105,1 270,8 165,7 147,9 68,8 133,6 28,5

3.1.2 СТ-2 250 250293,305 97,0 68,2 196,7 128,5 148,5 67,2 99,7 31,5
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А42 99,5 63,6 194,4 130,8 147,1 67,8 94,9 31,3
3.1.2 СТ-2 215 128/6А 97,0 67,0 196,1 129,1 149,0 69,0 99,1 32,1
3.1.2 СТ-2 250 516/13 97,0 68,0 196,7 128,6 149,6 68,5 99,7 31,6
3.1.2 СТ-2 215 128/10А-2 96,9 67,7 196,5 128,8 148,5 69,1 99,6 31,9
3.1.2 СТ-2 250 516/25А 99,2 67,4 196,3 128,9 149,2 68,5 97,1 29,7
3.1.2 СТ-2 215 #188 99,7 66,2 195,7 129,5 149,2 69,5 96,0 29,8
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А10 98,0 64,3 194,7 130,4 148,6 67,7 96,7 32,4
3.1.2 СТ-2 215 129/7-2Б 100,0 64,8 195,0 130,2 148,8 68,6 95,0 30,2
3.1.2 СТ-2 215 250297 100,4 64,6 194,9 130,3 148,8 69,2 94,5 29,9
3.1.2 СТ-2 215 128/3А-3 97,0 61,9 193,5 131,6 149,2 69,4 96,5 34,6
3.1.2 СТ-2 215 129/7-4А 99,9 64,4 194,8 130,4 148,1 68,9 94,9 30,5
3.1.2 СТ-2 215 ФРУНЗЕ20 99,0 64,0 194,6 130,6 147,4 67,7 95,6 31,6
3.1.2 СТ-2 215 128/4А 97,0 67,0 196,1 129,1 149,3 69,0 99,1 32,1
3.1.2 СТ-2 215 129/5 100,0 67,2 196,2 129,0 149,2 68,4 96,2 29,0
3.1.2 СТ-2 250 516/17 96,7 67,8 196,5 128,7 149,5 68,4 99,8 32,0
3.1.2 СТ-2 215 129/7-2 99,9 64,4 194,8 130,4 148,6 69,2 94,9 30,5
3.1.2 СТ-2 215 128/10А-3 97,0 67,7 196,5 128,8 148,6 69,3 99,5 31,8
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А 99,8 64,5 194,8 130,3 148,7 68,5 95,0 30,5
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А-2 99,0 64,2 194,7 130,5 148,4 68,3 95,7 31,5
3.1.2 СТ-2 215 128/3А-4 97,0 61,2 193,1 131,9 149,2 69,4 96,1 34,9
3.1.2 СТ-2 215 129/2 97,1 67,6 196,4 128,8 149,5 68,9 99,4 31,8
3.1.2 СТ-2 215 128/3А-6 97,0 57,9 191,4 133,5 149,0 69,4 94,4 36,5
3.1.2 СТ-2 250 516/12 97,0 68,1 196,7 128,6 149,6 68,5 99,7 31,6
3.1.2 СТ-2 215 128/3А 97,0 67,0 196,1 129,1 149,5 69,2 99,1 32,1
3.1.2 СТ-2 215 129/7-5А 101,9 64,0 194,6 130,6 147,9 69,0 92,7 28,7
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А-8 97,7 64,2 194,7 130,5 148,1 67,9 97,0 32,8
3.1.2 СТ-2 215 129/4А 98,7 67,4 196,3 128,9 149,4 68,4 97,6 30,2
3.1.2 СТ-2 215 129/3 98,0 67,4 196,3 128,9 149,5 68,9 98,3 30,9
3.1.2 СТ-2 250 516/20-2 98,0 65,2 195,2 130,0 149,2 68,7 97,2 32,0
3.1.2 СТ-2 215 250691 99,2 67,0 196,1 129,1 149,3 69,2 97,0 30,0
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А-4 98,7 64,0 194,6 130,6 147,6 68,4 95,9 31,8
3.1.2 СТ-2 215 128/10А7 97,0 67,9 196,6 128,7 149,4 69,2 99,6 31,7
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А-1 99,2 64,2 194,7 130,5 148,5 68,5 95,5 31,3
3.1.2 СТ-2 215 128/3А-1 97,0 65,9 195,5 129,7 149,4 69,3 98,5 32,7
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А-9 97,8 64,3 194,7 130,4 148,4 67,8 97,0 32,7
3.1.2 СТ-2 215 128/3А-5а 97,0 58,1 191,5 133,4 149,1 69,5 94,5 36,4
3.1.2 СТ-2 215 128/3А-5 97,0 60,5 192,8 132,3 149,2 69,4 95,8 35,3
3.1.2 СТ-2 215 250292 100,2 67,1 196,2 129,1 149,0 69,5 96,0 28,9
3.1.2 СТ-2 215 129/7-1 100,8 65,2 195,2 130,0 148,9 69,2 94,3 29,2
3.1.2 СТ-2 215 129/5А 100,4 67,1 196,2 129,1 149,1 68,3 95,8 28,7
3.1.2 СТ-2 215 129/7-2А 100,3 65,1 195,1 130,1 148,9 68,6 94,9 29,8
3.1.2 СТ-2 215 250508 101,2 65,7 195,5 129,7 149,0 68,8 94,2 28,5
3.1.2 СТ-2 215 129/6-1 101,8 66,7 196,0 129,3 148,9 69,5 94,2 27,5
3.1.2 СТ-2 215 129/12-4 116,0 66,6 195,9 129,3 147,9 67,7 80,0 13,3
3.1.2 СТ-2 215 129/18 106,6 64,7 194,9 130,2 148,5 68,7 88,3 23,6
3.1.2 СТ-2 215 129/20-1 105,8 63,4 194,3 130,9 148,2 69,0 88,5 25,1
3.1.2 СТ-2 215 129/19 106,7 64,0 194,6 130,6 148,4 68,7 87,9 23,8
3.1.2 СТ-2 215 250496 101,4 66,2 195,7 129,5 149,1 68,8 94,3 28,1
3.1.2 СТ-2 215 158/3 106,6 62,8 194,0 131,1 148,0 68,7 87,4 24,6
3.1.2 СТ-2 215 140/11А 101,5 66,2 195,7 129,5 148,7 68,9 94,2 28,0
3.1.2 СТ-2 215 129/12-1 107,1 66,7 196,0 129,3 148,7 67,3 88,9 22,2
3.1.2 СТ-2 215 158/6 106,5 63,1 194,1 131,0 148,2 68,7 87,6 24,5
3.1.2 СТ-2 215 129/20 106,0 63,5 194,3 130,8 148,3 68,7 88,3 24,8
3.1.2 СТ-2 215 158/2 106,3 62,6 193,9 131,2 147,9 68,8 87,5 24,9
3.1.2 СТ-2 215 129/12-10 120,7 66,4 195,8 129,4 146,8 66,8 75,1 8,7
3.1.2 СТ-2 215 250622 123,2 66,2 195,7 129,5 145,7 67,4 72,5 6,3
3.1.2 СТ-2 215 129/12-19 129,5 65,5 195,4 129,8 145,3 67,5 65,9 0,3
3.1.2 СТ-2 215 129/12-13 124,6 66,3 195,8 129,5 146,2 67,1 71,2 4,9
3.1.2 СТ-2 215 129/12-19Б 131,0 42,2 195,2 153,0 145,2 67,5 64,2 22,0
3.1.2 СТ-2 215 129/12-6 118,4 66,5 195,8 129,4 147,7 67,8 77,5 11,0
3.1.2 СТ-2 215 129/12-18 127,9 65,8 195,5 129,7 145,4 67,4 67,6 1,8
3.1.2 СТ-2 215 129/12-9 120,7 66,4 195,8 129,4 146,9 66,8 75,1 8,8
3.1.2 СТ-2 215 118 98,0 69,7 197,5 127,8 148,4 67,6 99,5 29,8
3.1.2 СТ-2 215 #277 96,6 66,8 196,0 129,2 147,3 68,7 99,4 32,6
3.1.2 СТ-2 215 117 97,5 69,7 197,5 127,8 148,0 67,0 100,0 30,3
3.1.2 СТ-2 215 121/4А 99,0 69,2 197,3 128,1 149,4 68,7 98,3 29,1
3.1.2 СТ-2 250 526А/2 98,0 67,7 196,5 128,8 149,2 69,2 98,5 30,8
3.1.2 СТ-2 215 123 97,5 70,0 197,6 127,7 149,7 68,5 100,2 30,2
3.1.2 СТ-2 215 121/8А 99,3 68,1 196,7 128,6 149,1 68,7 97,3 29,3
3.1.2 СТ-2 215 126 97,0 69,1 197,2 128,1 149,7 69,1 100,2 31,1
3.1.2 СТ-2 250 523 98,6 69,5 197,4 127,9 149,6 68,8 98,7 29,3
3.1.2 СТ-2 215 210040 98,0 67,5 196,4 128,9 146,1 68,1 98,4 30,9
3.1.2 СТ-2 215 121/11А 100,2 67,6 196,4 128,8 148,8 68,3 96,3 28,7
3.1.2 СТ-2 215 129/1Б 97,0 67,8 196,5 128,8 149,6 68,9 99,5 31,8
3.1.2 СТ-2 215 130 98,0 67,9 196,6 128,7 149,6 69,2 98,6 30,7
3.1.2 СТ-2 250 250153 100,1 67,4 196,3 128,9 13,7 10,8 96,2 28,9
3.1.2 СТ-2 215 250126 100,0 66,9 196,1 129,2 149,1 69,5 96,1 29,2
3.1.2 СТ-2 215 128/2А 97,6 67,4 196,3 128,9 149,5 69,2 98,8 31,4
3.1.2 СТ-2 215 121/5А 98,5 69,1 197,2 128,1 149,4 68,7 98,7 29,6
3.1.2 СТ-2 215 121/2А 102,9 69,7 197,5 127,8 149,5 68,6 94,6 24,9
3.1.2 СТ-2 215 121/9А 99,8 67,9 196,6 128,7 149,1 68,6 96,8 28,9
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3.1.2 СТ-2 215 136 101,0 67,3 196,3 129,0 148,4 68,8 95,3 28,0
3.1.2 СТ-2 215 126А 97,0 68,7 197,0 128,3 149,7 69,1 100,0 31,3
3.1.2 СТ-2 215 124 97,0 70,0 197,7 127,7 149,7 68,5 100,7 30,7
3.1.2 СТ-2 215 БН Щ51 96,7 65,6 195,4 129,8 148,7 69,4 98,6 33,1
3.1.2 СТ-2 215 121/11А-1 99,9 67,6 196,4 128,9 147,5 68,0 96,5 29,0
3.1.2 СТ-2 215 250663 97,0 67,7 196,5 128,8 149,5 69,4 99,5 31,8
3.1.2 СТ-2 215 121/7А 98,9 68,6 196,9 128,3 149,2 68,5 98,0 29,4
3.1.2 СТ-2 215 121/9Б 99,9 67,9 196,6 128,7 149,1 68,2 96,7 28,8
3.1.2 СТ-2 215 #178 97,5 67,4 196,3 128,9 149,3 69,5 98,8 31,4
3.1.2 СТ-2 215 125 97,0 69,8 197,6 127,8 149,7 69,1 100,6 30,8
3.1.2 СТ-2 215 121/3А 98,7 69,5 197,4 127,9 149,5 68,7 98,7 29,2
3.1.2 СТ-2 215 128 97,0 68,4 196,9 128,4 149,7 69,1 99,9 31,4
3.1.2 СТ-2 215 128/1Б 97,6 67,6 196,4 128,8 149,6 69,2 98,8 31,2
3.1.2 СТ-2 263 629/19 108,0 59,0 192,0 133,0 147,6 68,6 84,0 25,0
3.1.2 СТ-2 263 629/18 108,0 59,0 192,0 133,0 147,6 68,6 84,0 25,0
3.1.2 СТ-2 263 629/19-1 107,2 58,2 191,6 133,4 147,2 68,7 84,4 26,2
3.1.2 СТ-2 215 121 98,5 69,9 197,6 127,7 149,6 67,9 99,2 29,3
3.1.2 СТ-2 263 629/17-6 107,0 58,2 191,6 133,4 144,2 68,2 84,6 26,4
3.1.2 СТ-2 263 629/17-5 107,0 58,2 191,6 133,4 145,0 67,9 84,6 26,4
3.1.2 СТ-2 263 629/17-3б 103,7 45,0 184,8 139,8 147,5 68,7 81,1 36,1
3.1.2 СТ-2 263 629/17-1а 106,0 57,8 191,4 133,6 147,8 68,6 85,4 27,6
3.1.2 СТ-2 250 250151 99,3 66,7 195,9 129,3 149,4 69,5 96,6 30,0
3.1.2 СТ-2 215 250682 97,0 68,3 196,8 128,5 149,6 69,3 99,8 31,5
3.1.2 СТ-2 215 250573 97,2 67,3 196,3 129,0 149,5 69,2 99,0 31,8
3.1.2 СТ-2 215 121/12А 100,6 67,5 196,4 128,9 148,5 68,6 95,7 28,3
3.1.2 СТ-2 215 135 100,8 67,4 196,3 128,9 148,6 68,7 95,5 28,2
3.1.2 СТ-2 263 629/17-3а 106,0 48,2 186,4 138,2 147,5 68,7 80,4 32,2
3.1.2 СТ-2 263 629/17-2а 106,0 54,4 189,6 135,2 147,7 68,6 83,6 29,2
3.1.2 СТ-2 215 129/1А 97,0 67,8 196,5 128,7 149,6 68,9 99,5 31,7
3.1.2 СТ-2 250 526А/3 97,5 67,4 196,3 129,0 148,7 69,4 98,8 31,4
3.1.2 СТ-2 263 629/16 108,0 60,1 192,5 132,5 147,9 68,6 84,5 24,5
3.1.2 СТ-2 263 629/15 107,1 61,2 193,1 132,0 147,9 68,6 86,0 24,8
3.1.2 СТ-2 263 629/17-4б 103,7 39,5 181,9 142,5 147,4 68,8 78,2 38,8
3.1.2 СТ-2 263 629/17-3 107,0 58,3 191,6 133,4 147,8 68,7 84,6 26,4
3.1.2 СТ-2 263 629/17-4 107,0 58,2 191,6 133,4 147,0 67,0 84,6 26,4
3.1.2 СТ-2 263 629/12 99,9 66,6 195,9 129,3 148,1 68,5 96,1 29,5
3.1.2 СТ-2 263 639/7а 113,0 82,5 204,1 121,7 145,9 68,0 91,1 8,6
3.1.2 СТ-2 263 639/5а 112,0 82,5 204,1 121,6 146,5 67,7 92,1 9,6
3.1.2 СТ-2 263 639/4а 112,6 82,5 204,2 121,6 146,7 67,6 91,6 9,1
3.1.2 СТ-2 263 639/6а 111,9 82,5 204,1 121,6 146,4 67,8 92,2 9,7
3.1.2 СТ-2 263 638 111,0 82,7 204,2 121,6 147,4 67,7 93,2 10,6
3.1.2 СТ-2 263 639/3а 113,0 82,6 204,2 121,6 146,9 67,6 91,2 8,6
3.1.2 СТ-2 263 636 111,0 82,7 204,2 121,6 147,5 67,9 93,2 10,6
3.1.2 СТ-2 263 638/3 110,6 82,4 204,1 121,7 147,4 68,7 93,5 11,1
3.1.2 СТ-2 215 115 97,8 69,7 197,5 127,8 144,6 67,4 99,7 30,0
3.1.2 СТ-2 215 250265 99,0 66,1 195,7 129,5 148,6 69,0 96,7 30,5
3.1.2 СТ-2 215 140/1А 101,0 66,1 195,7 129,6 149,0 69,1 94,7 28,6
3.1.2 СТ-2 215 140/9А 102,7 66,1 195,6 129,6 148,4 68,5 93,0 26,9
3.1.2 СТ-2 215 Спаська 10 100,8 66,3 195,8 129,5 149,1 69,1 95,0 28,7
3.1.2 СТ-2 215 143 99,0 66,1 195,7 129,5 148,5 69,0 96,7 30,5
3.1.2 СТ-2 215 140/3А 101,5 65,9 195,6 129,6 148,6 69,0 94,0 28,1
3.1.2 СТ-2 215 155 105,0 61,9 193,5 131,6 147,7 68,4 88,5 26,6
3.1.2 СТ-2 215 148А/1Б 100,6 64,7 194,9 130,2 148,8 68,9 94,4 29,6
3.1.2 СТ-2 215 250003 98,5 64,5 194,8 130,3 148,6 68,9 96,3 31,8
3.1.2 СТ-2 215 148А/1 100,0 64,9 195,0 130,1 148,8 68,8 95,0 30,1
3.1.2 СТ-2 215 250154,875 101,2 66,0 195,6 129,6 148,8 68,9 94,4 28,4
3.1.2 СТ-2 215 140 100,3 66,5 195,9 129,3 149,1 69,0 95,5 29,0
3.1.2 СТ-2 215 140/4А 102,2 65,9 195,6 129,6 148,3 68,5 93,4 27,5
3.1.2 СТ-2 215 141 99,3 66,2 195,7 129,5 148,9 69,0 96,4 30,2
3.1.2 СТ-2 215 250270 99,0 66,1 195,7 129,5 148,4 69,0 96,7 30,5
3.1.2 СТ-2 250 530 99,0 66,6 195,9 129,3 149,2 68,8 96,9 30,3
3.1.2 СТ-2 215 149А 103,0 63,0 194,1 131,0 148,7 68,4 91,0 28,0
3.1.2 СТ-2 215 147 99,0 65,4 195,3 129,9 149,0 68,8 96,3 30,9
3.1.2 СТ-2 215 250148 101,5 65,9 195,6 129,6 148,7 69,0 94,1 28,1
3.1.2 СТ-2 215 144 99,4 66,1 195,7 129,5 148,4 69,1 96,2 30,1
3.1.2 СТ-2 215 250081 99,0 65,1 195,2 130,0 148,6 69,3 96,2 31,0
3.1.2 СТ-2 215 250318 105,3 61,9 193,5 131,6 147,9 68,3 88,3 26,3
3.1.2 СТ-2 215 157 105,0 61,9 193,5 131,6 147,1 68,6 88,5 26,6
3.1.2 СТ-2 215 154/1 108,4 60,6 192,8 132,2 147,8 69,0 84,4 23,8
3.1.2 СТ-2 215 250537 101,6 66,0 195,6 129,6 148,2 68,6 94,0 28,0
3.1.2 СТ-2 215 #351 107,2 62,5 193,8 131,3 148,4 68,6 86,6 24,1
3.1.2 СТ-2 220 233 103,6 51,8 188,3 136,4 144,4 62,3 84,6 32,8
3.1.2 СТ-2 220 221 102,0 82,8 204,3 121,5 147,9 68,0 102,3 19,5
3.1.2 СТ-2 220 222/4 104,0 82,6 204,2 121,6 147,4 67,9 100,2 17,6
3.1.2 СТ-2 220 217/4 101,2 82,6 204,2 121,6 147,2 67,9 103,0 20,4
3.1.2 СТ-2 220 217/1-1 98,2 80,9 203,3 122,4 147,9 68,7 105,1 24,2
3.1.2 СТ-2 215 250703 106,5 62,3 193,7 131,4 148,3 68,6 87,2 24,9
3.1.2 СТ-2 220 217/1-2 99,4 80,6 203,1 122,6 147,6 68,6 103,8 23,2
3.1.2 СТ-2 220 217/5 101,3 82,6 204,2 121,6 147,1 67,9 102,9 20,3
3.1.2 СТ-2 220 217/1-3 99,1 77,5 201,6 124,1 147,3 68,7 102,4 24,9
3.1.2 СТ-2 220 217/3 100,7 82,6 204,2 121,6 147,5 67,7 103,5 20,9
3.1.2 СТ-2 263 639/9 111,2 79,9 202,8 122,9 146,4 67,9 91,7 11,7
3.1.2 СТ-2 263 639/6 111,5 80,7 203,2 122,5 146,7 67,8 91,7 11,0
3.1.2 СТ-2 263 632 109,5 82,7 204,2 121,5 147,7 67,8 94,7 12,1
3.1.2 СТ-2 215 147/2 98,5 65,3 195,3 129,9 148,7 69,3 96,8 31,5
3.1.2 СТ-2 263 639/2а 112,8 82,6 204,2 121,6 147,0 67,5 91,4 8,8
3.1.2 СТ-2 263 635 111,0 82,7 204,2 121,6 147,5 67,9 93,2 10,6
3.1.2 СТ-2 215 154/1А 107,4 61,5 193,3 131,8 148,0 68,9 85,8 24,4
3.1.2 СТ-2 215 #485 100,0 66,5 195,8 129,4 149,1 68,9 95,9 29,4
3.1.2 СТ-2 215 158/1 106,0 61,9 193,5 131,6 147,9 68,8 87,5 25,6
3.1.2 СТ-2 215 142 99,1 66,1 195,7 129,5 148,7 69,1 96,6 30,4
3.1.2 СТ-2 215 250552 102,3 66,0 195,6 129,6 148,0 68,7 93,3 27,3
3.1.2 СТ-2 215 #488 103,0 66,0 195,6 129,6 147,9 68,7 92,6 26,6
3.1.2 СТ-2 215 152 106,1 62,8 193,9 131,2 148,6 68,5 87,9 25,1
3.1.2 СТ-2 215 148А/1В 100,0 64,6 194,9 130,3 148,7 68,9 95,0 30,3
3.1.2 СТ-2 215 145/1 98,0 66,1 195,6 129,6 148,9 69,3 97,6 31,6
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3.1.2 СТ-2 215 250056,062 98,0 66,1 195,6 129,6 149,0 69,3 97,6 31,6
3.1.2 СТ-2 215 144А 98,1 66,1 195,7 129,6 148,8 69,0 97,5 31,4
3.1.2 СТ-2 250 531/1 97,9 66,2 195,7 129,5 148,6 69,3 97,8 31,6
3.1.2 СТ-2 215 149/4В 102,5 62,3 193,7 131,4 147,7 67,8 91,2 28,9
3.1.2 СТ-2 215 149/2В 104,8 62,7 193,9 131,2 148,3 67,6 89,1 26,4
3.1.2 СТ-2 215 153А/3 109,3 62,6 193,8 131,3 148,2 68,7 84,6 22,0
3.1.2 СТ-2 215 149/1 103,0 63,0 194,1 131,0 148,7 67,4 91,1 28,0
3.1.2 СТ-2 215 149/5 104,4 62,1 193,6 131,5 147,6 67,9 89,2 27,1
3.1.2 СТ-2 215 153А 107,1 62,7 193,9 131,2 148,5 68,5 86,8 24,2
3.1.2 СТ-2 215 250071 115,7 62,5 193,8 131,3 147,8 68,9 78,1 15,6
3.1.2 СТ-2 215 149/4А 102,4 62,5 193,8 131,3 148,0 67,7 91,3 28,9
3.1.2 СТ-2 215 149/4Б 102,3 62,3 193,7 131,4 147,8 67,8 91,4 29,0
3.1.2 СТ-2 215 149/2а 103,3 62,8 193,9 131,2 148,4 67,5 90,7 27,9
3.1.2 СТ-2 215 150 106,0 62,9 194,0 131,1 148,6 68,5 88,0 25,1
3.1.2 СТ-2 215 129/12-20 137,8 41,9 195,1 153,2 145,0 67,6 57,2 15,4
3.1.2 СТ-2 215 153А/1 107,7 62,6 193,9 131,2 148,4 68,7 86,2 23,5
3.1.2 СТ-2 215 149/6 102,8 61,9 193,5 131,6 147,5 67,9 90,7 28,7
3.1.2 СТ-2 215 149/8 105,2 61,3 193,2 131,9 147,4 68,0 88,0 26,7
3.1.2 СТ-2 215 148А/8А 100,3 64,0 194,6 130,6 147,6 68,8 94,2 30,3
3.1.2 СТ-2 215 148А/9 99,9 63,9 194,5 130,6 147,6 68,8 94,7 30,7
3.1.2 СТ-2 215 149/11 107,6 60,2 192,6 132,4 147,0 68,1 85,0 24,8
3.1.2 СТ-2 215 148А/4 99,0 64,4 194,8 130,4 148,3 68,5 95,8 31,4
3.1.2 СТ-2 215 149/9 108,0 60,5 192,8 132,3 147,2 68,0 84,8 24,3
3.1.2 СТ-2 215 148А/8 100,9 64,0 194,6 130,6 147,7 68,8 93,7 29,7
3.1.2 СТ-2 215 149/12 116,7 60,0 192,5 132,5 146,7 68,3 75,8 15,8
3.1.2 СТ-2 215 148А/5 100,0 64,3 194,7 130,4 148,2 68,6 94,8 30,5
3.1.2 СТ-2 215 149/10 108,1 60,4 192,7 132,3 147,2 68,0 84,6 24,2
3.1.2 СТ-2 215 148А/6 99,4 64,2 194,7 130,5 148,1 68,6 95,3 31,1
3.1.2 СТ-2 215 148А/3 98,5 64,4 194,8 130,4 148,4 68,5 96,3 31,9
3.1.2 СТ-2 263 639/1а 112,6 82,6 204,2 121,6 147,1 67,5 91,6 9,0
3.1.2 СТ-2 263 ШО 109,1 82,7 204,2 121,5 147,8 67,8 95,2 12,5
3.1.2 СТ-2 263 639 112,1 82,7 204,2 121,6 147,2 67,8 92,1 9,5
3.1.2 СТ-2 263 637 111,0 82,7 204,2 121,6 147,5 67,9 93,2 10,6
3.1.2 СТ-2 263 639/1 112,3 82,1 203,9 121,8 147,1 67,9 91,6 9,5
3.1.2 СТ-2 263 639/3 111,8 81,6 203,7 122,1 147,0 67,7 91,9 10,3
3.1.2 СТ-2 263 639/13 110,5 79,4 202,5 123,2 146,2 68,0 92,1 12,7
3.1.2 СТ-2 263 639/12 111,0 79,6 202,6 123,1 146,3 67,9 91,6 12,1
3.1.2 СТ-2 263 638/2 111,0 82,6 204,2 121,6 147,5 68,7 93,2 10,6
3.1.2 СТ-2 263 633 110,0 82,7 204,2 121,5 147,6 67,8 94,3 11,6
3.1.2 СТ-2 263 629/8 98,1 71,6 198,5 126,9 148,2 68,5 100,4 28,8
3.1.2 СТ-2 263 629/10 98,7 70,5 197,9 127,5 148,2 68,5 99,2 28,8
3.1.2 СТ-2 263 629/6 99,0 74,2 199,8 125,7 148,2 68,4 100,8 26,7
3.1.2 СТ-2 263 629/11 99,0 69,5 197,4 127,9 148,2 68,5 98,4 28,9
3.1.2 СТ-2 263 629/7 99,0 72,9 199,2 126,3 148,2 68,4 100,2 27,3
3.1.2 СТ-2 263 629/3 99,3 81,1 203,4 122,3 148,3 68,4 104,2 23,0
3.1.2 СТ-2 263 629/2 102,6 82,0 203,9 121,9 148,4 68,4 101,2 19,3
3.1.2 СТ-2 263 622 100,4 83,3 204,5 121,3 148,5 68,0 104,1 20,9
3.1.2 СТ-2 263 Т.А 102,8 82,6 204,2 121,6 148,4 68,3 101,4 18,8
3.1.2 СТ-2 263 621 99,5 83,5 204,6 121,2 148,5 68,0 105,1 21,7
3.1.2 СТ-2 263 624 101,6 83,1 204,4 121,3 148,5 68,1 102,8 19,7
3.1.2 СТ-2 263 5Б 102,6 82,6 204,2 121,6 148,4 67,8 101,6 19,0
3.1.2 СТ-2 263 ШП 108,8 82,7 204,3 121,5 148,0 67,7 95,4 12,7
3.1.2 СТ-2 263 629 104,2 82,8 204,3 121,5 148,4 68,1 100,1 17,3
3.1.2 СТ-2 263 620А 99,3 83,6 204,7 121,1 148,6 68,0 105,4 21,8
3.1.2 СТ-2 263 631 107,7 82,7 204,3 121,5 148,1 67,6 96,6 13,9
3.1.2 СТ-2 263 629/1 102,4 82,5 204,1 121,7 148,4 68,4 101,8 19,3
3.1.2 СТ-2 263 630 107,0 82,7 204,3 121,5 148,1 67,6 97,2 14,5
3.1.2 СТ-2 263 628 101,8 82,9 204,4 121,4 148,4 68,1 102,6 19,6
3.1.2 СТ-2 263 626 103,0 83,0 204,4 121,4 148,4 68,1 101,4 18,4
3.1.2 СТ-2 263 625 101,0 83,1 204,4 121,4 148,4 68,1 103,4 20,4
3.1.2 СТ-2 263 627 103,0 83,0 204,4 121,4 148,4 68,1 101,4 18,4
3.1.2 СТ-2 263 629/1А 102,3 82,0 203,9 121,9 148,4 68,4 101,6 19,6
3.1.2 СТ-2 263 639/15 110,2 79,0 202,3 123,3 146,0 68,0 92,1 13,1
3.1.2 СТ-2 220 260Б 105,0 66,2 195,7 129,5 148,5 68,1 90,7 24,5
3.1.2 СТ-2 220 257 108,3 64,8 194,9 130,2 148,3 68,1 86,7 21,9
3.1.2 СТ-2 220 260СЛ 105,4 65,7 195,4 129,7 148,5 68,1 90,0 24,4
3.1.2 СТ-2 220 260А 105,1 65,8 195,5 129,7 148,5 68,1 90,4 24,5
3.1.2 СТ-2 220 260АСЛ 105,2 65,7 195,4 129,7 148,5 68,1 90,2 24,5
3.1.2 СТ-2 220 260Б/Ш.О. 105,0 66,1 195,6 129,6 148,5 68,1 90,6 24,6
3.1.2 СТ-2 220 259 106,0 65,3 195,2 129,9 148,4 68,1 89,2 23,9
3.1.2 СТ-2 263 639/14 110,2 79,2 202,4 123,3 146,1 68,0 92,3 13,1
3.1.2 СТ-2 220 250/5-1 116,9 51,2 188,0 136,7 141,7 66,0 71,1 19,8
3.1.2 СТ-2 220 248/1 107,0 57,1 191,0 133,9 145,9 68,0 84,0 26,9
3.1.2 СТ-2 220 250/2-1 107,6 53,1 188,9 135,8 145,1 67,6 81,3 28,2
3.1.2 СТ-2 220 251А 107,7 59,4 192,1 132,8 148,1 68,0 84,4 25,1
3.1.2 СТ-2 220 254/1 111,9 57,2 191,0 133,8 148,0 69,0 79,2 22,0
3.1.2 СТ-2 220 249 106,0 57,7 191,3 133,6 148,0 67,9 85,3 27,6
3.1.2 СТ-2 220 250 106,4 57,9 191,4 133,5 148,0 67,9 85,0 27,0
3.1.2 СТ-2 220 250/3-1 110,1 51,2 187,9 136,7 147,3 68,6 77,8 26,6
3.1.2 СТ-2 220 250/3-2 114,9 50,8 187,7 137,0 147,2 68,7 72,8 22,1
3.1.2 СТ-2 220 #1077 105,9 57,2 191,1 133,8 146,6 67,7 85,1 27,9
3.1.2 СТ-2 220 #1073 106,0 57,3 191,1 133,8 146,8 67,6 85,1 27,8
3.1.2 СТ-2 220 #1068 105,1 68,1 196,7 128,6 147,9 69,0 91,6 23,5
3.1.2 СТ-2 220 210/13АСЛ 101,4 72,1 198,8 126,6 148,9 67,9 97,4 25,3
3.1.2 СТ-2 220 210/13АС.Л 101,0 72,2 198,8 126,6 148,9 67,9 97,8 25,6
3.1.2 СТ-2 220 260Б/Ш.П. 105,2 68,1 196,7 128,6 148,6 68,1 91,4 23,3
3.1.2 СТ-2 220 210/14СЛ 103,0 72,0 198,7 126,7 148,8 67,9 95,7 23,7
3.1.2 СТ-2 220 210/16 105,0 70,7 198,0 127,3 148,7 68,1 93,0 22,3
3.1.2 СТ-2 220 #212 105,2 68,1 196,7 128,6 148,5 68,7 91,4 23,3
3.1.2 СТ-2 220 #211 105,4 68,1 196,7 128,6 147,7 68,9 91,3 23,2
3.1.2 СТ-2 220 210/14 104,0 71,6 198,5 126,9 148,8 67,9 94,5 22,9
3.1.2 СТ-2 220 210/16А-СЛ 105,0 70,3 197,8 127,5 148,7 68,0 92,8 22,5
3.1.2 СТ-2 263 620 99,7 83,6 204,7 121,1 148,6 68,0 105,0 21,4
3.1.2 СТ-2 263 619 99,7 83,7 204,7 121,1 148,6 68,0 105,1 21,4
3.1.2 СТ-2 220 210/9 99,0 74,6 200,0 125,4 149,1 68,0 101,0 26,4
3.1.2 СТ-2 220 210/УТ-5 98,0 73,3 199,4 126,0 149,0 67,8 101,4 28,0
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3.1.2 СТ-2 220 210/12 100,7 73,8 199,6 125,8 149,0 67,9 98,9 25,1
3.1.2 СТ-2 220 210/УТ-3А 99,0 74,1 199,8 125,7 149,0 67,9 100,8 26,7
3.1.2 СТ-2 263 617А 99,0 84,0 204,9 120,9 148,6 68,0 105,9 21,9
3.1.2 СТ-2 220 210/10 99,0 74,4 199,9 125,5 149,1 68,0 100,9 26,5
3.1.2 СТ-2 220 210/ШП 100,4 74,9 200,2 125,3 149,1 68,0 99,8 24,9
3.1.2 СТ-2 220 210/ШП4 98,0 73,6 199,5 125,9 149,0 67,9 101,5 27,9
3.1.2 СТ-2 220 210/13 99,5 72,5 199,0 126,4 148,9 67,9 99,5 26,9
3.1.2 СТ-2 263 617 99,0 84,2 205,0 120,8 148,7 67,9 106,0 21,8
3.1.2 СТ-2 215 113 98,0 87,8 206,9 119,1 131,2 61,0 108,9 21,1
3.1.2 СТ-2 215 108 98,4 87,8 206,9 119,1 137,6 58,2 108,5 20,7
3.1.2 СТ-2 215 109 98,5 87,8 206,9 119,1 137,0 58,5 108,4 20,6
3.1.2 СТ-2 215 107 98,2 87,8 206,9 119,1 140,6 56,8 108,7 20,9
3.1.2 СТ-2 215 110 98,4 87,8 206,9 119,1 136,3 58,8 108,5 20,7
3.1.2 СТ-2 215 111 98,3 87,8 206,9 119,1 135,6 59,1 108,6 20,8
3.1.2 СТ-2 215 112 98,2 87,8 206,9 119,1 135,1 59,3 108,7 20,9
3.1.2 СТ-2 215 103 98,8 87,8 206,9 119,1 148,1 53,4 108,1 20,2
3.1.2 СТ-2 215 105 98,0 87,8 206,9 119,1 145,2 54,7 108,9 21,1
3.1.2 СТ-2 215 106 98,0 87,8 206,9 119,1 143,6 55,5 108,9 21,1
3.1.2 СТ-2 215 104 98,5 87,8 206,9 119,1 147,4 53,7 108,4 20,6
3.1.2 СТ-2 СГ4 405 100,3 87,5 206,7 119,2 119,0 54,7 106,4 18,9
3.1.2 СТ-2 23 303/2 101,0 75,6 200,6 125,0 148,0 68,6 99,6 24,0
3.1.2 СТ-2 П10 406 100,0 87,5 206,7 119,2 57,4 28,8 106,7 19,2
3.1.2 СТ-2 23 303/2а 100,9 75,6 200,6 125,0 147,9 68,7 99,7 24,1
3.1.2 СТ-2 П24 402/1 100,0 87,4 206,7 119,3 149,5 69,8 106,7 19,3
3.1.2 СТ-2 220 210/11-1 99,0 74,0 199,7 125,7 149,0 69,5 100,7 26,7
3.1.2 СТ-2 220 210/ШО2 100,0 75,1 200,3 125,2 149,1 68,0 100,3 25,2
3.1.2 СТ-2 263 617Б 99,2 83,9 204,9 121,0 148,6 68,0 105,7 21,7
3.1.2 СТ-2 263 618 99,8 83,8 204,8 121,0 148,6 68,0 105,0 21,2
3.1.2 СТ-2 220 210/15 104,4 71,1 198,2 127,1 148,8 67,9 93,9 22,7
3.1.2 СТ-2 220 242А 105,5 54,3 189,5 135,3 147,9 68,1 84,0 29,7
3.1.2 СТ-2 220 210/15-6 102,0 71,1 198,2 127,1 141,4 62,7 96,2 25,1
3.1.2 СТ-2 220 210/15-3 102,3 71,1 198,2 127,1 145,3 61,0 95,9 24,8
3.1.2 СТ-2 220 242А/7 104,5 64,1 194,6 130,5 148,4 68,2 90,1 26,0
3.1.2 СТ-2 220 210/15-1 104,0 71,1 198,2 127,1 148,1 59,8 94,3 23,2
3.1.2 СТ-2 220 СЛ 105,4 57,3 191,1 133,8 147,9 67,9 85,7 28,4
3.1.2 СТ-2 220 243/3 110,0 48,0 186,3 138,3 146,2 68,2 76,4 28,3
3.1.2 СТ-2 220 242А/2 104,5 56,7 190,8 134,1 148,2 68,0 86,2 29,5
3.1.2 СТ-2 220 243/1 107,1 52,2 188,4 136,3 147,1 67,8 81,3 29,2
3.1.2 СТ-2 220 242А/8 105,0 65,4 195,3 129,9 148,4 68,2 90,3 24,9
3.1.2 СТ-2 220 210/15-5 102,7 71,1 198,2 127,1 143,0 62,0 95,5 24,4
3.1.2 СТ-2 220 242А/6 104,0 63,3 194,2 130,9 148,3 68,2 90,2 26,9
3.1.2 СТ-2 220 242А/3 104,4 57,4 191,1 133,8 148,2 68,3 86,8 29,4
3.1.2 СТ-2 220 210/15А 105,0 70,7 198,0 127,3 148,7 68,0 93,0 22,3
3.1.2 СТ-2 220 УТ-160 105,8 68,5 196,9 128,4 148,6 68,1 91,1 22,6
3.1.2 СТ-2 220 242А/1 105,0 55,4 190,1 134,7 148,2 68,0 85,1 29,7
3.1.2 СТ-2 220 210/15-9 99,0 70,4 197,8 127,5 137,9 64,2 98,8 28,5
3.1.2 СТ-2 220 236/1 112,5 51,8 188,2 136,4 147,6 68,2 75,7 23,9
3.1.2 СТ-2 220 235/1 110,4 51,8 188,2 136,4 147,1 68,5 77,9 26,1
3.1.2 СТ-2 220 243/2 110,0 50,3 187,5 137,2 146,7 68,0 77,5 27,2
3.1.2 СТ-2 220 236/2СМ 113,8 51,8 188,2 136,5 147,5 68,2 74,5 22,7
3.1.2 СТ-2 220 239/1 109,7 52,0 188,3 136,4 147,7 68,2 78,6 26,7
3.1.2 СТ-2 220 236/8 122,0 51,3 188,0 136,7 147,0 68,5 66,0 14,7
3.1.2 СТ-2 220 236/7-1 121,0 51,0 187,8 136,8 146,8 67,8 66,9 15,8
3.1.2 СТ-2 220 236/7 121,3 51,4 188,0 136,6 147,1 68,2 66,7 15,3
3.1.2 СТ-2 220 234 109,1 51,8 188,3 136,4 146,0 61,6 79,1 27,3
3.1.2 СТ-2 220 236/3-1 116,1 51,2 187,9 136,7 147,2 68,7 71,9 20,7
3.1.2 СТ-2 220 239/3 114,2 51,8 188,2 136,4 146,9 68,5 74,0 22,2
3.1.2 СТ-2 220 200 99,0 87,7 206,9 119,1 150,0 67,5 107,9 20,1
3.1.2 СТ-2 270 СТ-2(БН) 98,6 86,1 206,0 119,9 150,0 69,7 107,5 21,4
3.1.2 СТ-2 250 ШО СТ-2 98,5 83,7 204,7 121,1 149,9 68,7 106,2 22,6
3.1.2 СТ-2 250 502 98,2 83,4 204,6 121,2 149,9 68,7 106,4 23,0
3.1.2 СТ-2 220 ШП1 98,0 87,4 206,7 119,3 150,0 67,5 108,7 21,3
3.1.2 СТ-2 220 201 97,3 87,0 206,5 119,5 149,9 67,5 109,2 22,2
3.1.2 СТ-2 220 2П1А 98,6 87,4 206,7 119,3 150,0 67,5 108,1 20,7
3.1.2 СТ-2 250 5П1 98,0 78,4 202,0 123,6 149,9 68,7 104,0 25,6
3.1.2 СТ-2 240 ШО СТ-2 99,0 87,8 206,9 119,1 150,0 68,5 107,9 20,1
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-38 98,4 47,8 186,2 138,4 148,8 69,4 87,8 40,0
3.1.2 СТ-2 24 ШО 99,1 87,7 206,9 119,1 149,9 67,5 107,8 20,1
3.1.2 СТ-2 250 505 98,0 82,5 204,1 121,7 149,9 68,7 106,1 23,7
3.1.2 СТ-2 250 508 98,0 81,4 203,6 122,2 149,9 68,7 105,6 24,2
3.1.2 СТ-2 250 509 98,0 79,3 202,5 123,2 149,9 68,7 104,5 25,2
3.1.2 СТ-2 250 503 98,0 83,3 204,5 121,3 149,9 68,7 106,5 23,3
3.1.2 СТ-2 250 501 99,0 85,1 205,5 120,4 150,0 68,7 106,5 21,4
3.1.2 СТ-2 250 504 98,0 82,9 204,4 121,4 149,9 68,7 106,4 23,4
3.1.2 СТ-2 23 303/1А 101,0 75,7 200,7 124,9 148,9 68,2 99,7 23,9
3.1.2 СТ-2 23 303/3 100,0 75,6 200,6 125,0 147,5 68,8 100,6 25,0
3.1.2 СТ-2 24 401 97,2 87,8 206,9 119,1 149,9 67,5 109,7 21,9
3.1.2 СТ-2 250 506 98,0 82,4 204,1 121,7 149,9 68,7 106,1 23,7
3.1.2 СТ-2 250 507 98,5 82,0 203,9 121,9 149,9 68,7 105,4 23,4
3.1.2 СТ-2 250 510 98,0 78,6 202,1 123,5 149,9 68,7 104,1 25,5
3.1.2 СТ-2 23 301 99,1 84,3 205,1 120,8 150,0 69,2 105,9 21,7
3.1.2 СТ-2 24 401А 99,2 87,7 206,9 119,1 149,9 67,5 107,6 19,9
3.1.2 СТ-2 23 6П1 ТМ3 100,1 74,3 199,9 125,6 149,9 69,2 99,8 25,5
3.1.2 СТ-2 23 305 99,0 70,5 198,0 127,4 149,9 69,2 99,0 28,4
3.1.2 СТ-2 33 302 99,8 80,7 203,2 122,5 150,0 69,2 103,5 22,8
3.1.2 СТ-2 263 602 98,2 87,2 206,6 119,4 149,6 67,6 108,4 21,2
3.1.2 СТ-2 33 403 100,5 87,5 206,8 119,2 149,7 67,5 106,2 18,7
3.1.2 СТ-2 33 #589 100,7 87,5 206,7 119,2 149,7 67,5 106,1 18,6
3.1.2 СТ-2 33 304 100,0 73,9 199,7 125,8 149,9 69,2 99,7 25,8
3.1.2 СТ-2 33 302а/1а 99,3 78,4 202,0 123,6 147,9 68,3 102,8 24,4
3.1.2 СТ-2 33 302а/1а-1 99,0 78,4 202,0 123,7 147,3 68,5 103,0 24,7
3.1.2 СТ-2 263 6П1 100,0 87,5 206,7 119,2 149,7 67,5 106,7 19,2
3.1.2 СТ-2 263 601 100,0 87,4 206,7 119,3 149,7 67,5 106,7 19,3
3.1.2 СТ-2 23 303 100,4 75,9 200,7 124,8 149,9 69,2 100,3 24,4
3.1.2 СТ-2 23 303/1 101,0 75,8 200,7 124,9 149,5 67,9 99,7 23,9
3.1.2 СТ-2 23 302А 100,0 78,4 202,0 123,6 150,0 69,2 102,1 23,6
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3.1.2 СТ-2 263 603А 98,7 87,1 206,6 119,4 149,5 67,6 107,8 20,7
3.1.2 СТ-2 23 с.л. 100,6 75,2 200,4 125,2 149,9 69,2 99,8 24,6
3.1.2 СТ-2 263 603 98,8 87,2 206,6 119,4 149,6 67,6 107,8 20,6
3.1.2 СТ-2 263 604 99,3 87,1 206,5 119,4 149,5 67,6 107,2 20,1
3.1.2 СТ-2 220 207А/1-2 98,7 84,3 205,1 120,8 148,8 68,3 106,4 22,1
3.1.2 СТ-2 220 206 99,0 84,7 205,3 120,6 149,7 67,6 106,3 21,6
3.1.2 СТ-2 220 ПАВ 98,7 85,2 205,5 120,4 149,6 69,8 106,9 21,7
3.1.2 СТ-2 220 207А/1-1 98,3 84,4 205,1 120,7 149,2 68,2 106,9 22,5
3.1.2 СТ-2 220 206А 99,0 84,7 205,3 120,6 149,7 67,6 106,3 21,6
3.1.2 СТ-2 220 206Б 99,0 84,5 205,2 120,7 149,7 67,6 106,2 21,7
3.1.2 СТ-2 220 206В 98,9 84,5 205,2 120,7 149,7 67,6 106,2 21,8
3.1.2 СТ-2 220 204 99,0 85,6 205,8 120,1 149,8 67,6 106,8 21,1
3.1.2 СТ-2 220 205/1 98,4 85,2 205,6 120,3 149,7 69,8 107,1 21,9
3.1.2 СТ-2 220 211/УТ-5 97,4 82,7 204,2 121,6 146,7 68,1 106,8 24,1
3.1.2 СТ-2 220 211/УТ-4 97,8 82,8 204,3 121,5 147,0 67,9 106,5 23,7
3.1.2 СТ-2 220 216а 97,0 83,1 204,5 121,3 148,9 67,7 107,5 24,3
3.1.2 СТ-2 220 217-ШП 97,0 83,1 204,5 121,3 148,8 67,8 107,5 24,3
3.1.2 СТ-2 220 217А 97,0 83,1 204,5 121,3 148,8 67,8 107,5 24,3
3.1.2 СТ-2 220 214ШО 96,1 83,3 204,5 121,3 149,1 67,7 108,5 25,2
3.1.2 СТ-2 220 217-УТ3А 97,0 83,1 204,4 121,4 148,7 67,9 107,4 24,4
3.1.2 СТ-2 220 217 97,0 83,1 204,5 121,3 148,9 67,8 107,5 24,3
3.1.2 СТ-2 220 215б 96,8 83,2 204,5 121,3 149,0 67,7 107,7 24,5
3.1.2 СТ-2 220 217/1 98,0 82,7 204,2 121,5 148,3 67,9 106,2 23,5
3.1.2 СТ-2 220 215а 96,7 83,2 204,5 121,3 149,0 67,7 107,8 24,6
3.1.2 СТ-2 220 216 96,5 83,2 204,5 121,3 148,9 67,7 108,0 24,8
3.1.2 СТ-2 220 214 96,0 83,3 204,6 121,2 149,3 67,7 108,6 25,2
3.1.2 СТ-2 220 214ШП 96,0 83,3 204,6 121,2 149,2 67,7 108,6 25,2
3.1.2 СТ-2 220 213А 96,0 83,4 204,6 121,2 149,3 67,6 108,6 25,2
3.1.2 СТ-2 220 212 96,1 83,6 204,7 121,1 149,5 67,7 108,6 25,0
3.1.2 СТ-2 220 208 98,0 84,1 205,0 120,8 149,7 67,7 107,0 22,8
3.1.2 СТ-2 220 207А 98,6 84,4 205,1 120,7 149,7 66,8 106,5 22,1
3.1.2 СТ-2 220 208а 98,4 84,0 204,9 120,9 149,6 67,7 106,5 22,5
3.1.2 СТ-2 220 208а/1 98,5 84,0 204,9 120,9 149,2 67,4 106,5 22,5
3.1.2 СТ-2 220 211/УТ-2 98,8 83,2 204,5 121,3 148,2 67,4 105,7 22,5
3.1.2 СТ-2 220 211/УТ-1б 99,0 83,4 204,6 121,2 148,9 67,1 105,6 22,2
3.1.2 СТ-2 220 207А/6-ЦТП 99,0 81,0 203,3 122,4 148,7 67,9 104,3 23,4
3.1.2 СТ-2 220 211/УТ-1 96,9 83,6 204,7 121,1 149,4 66,9 107,8 24,3
3.1.2 СТ-2 220 209 99,0 83,9 204,9 121,0 149,6 67,7 105,9 22,0
3.1.2 СТ-2 220 211/УТ-3 99,0 83,1 204,4 121,4 147,8 67,6 105,4 22,4
3.1.2 СТ-2 220 207 98,8 84,4 205,1 120,7 149,7 67,6 106,3 21,9
3.1.2 СТ-2 220 210/1 99,1 83,1 204,4 121,4 149,6 67,8 105,4 22,3
3.1.2 СТ-2 220 211 97,0 83,6 204,7 121,1 149,5 67,6 107,7 24,1
3.1.2 СТ-2 220 210 99,0 83,7 204,8 121,1 149,6 67,7 105,8 22,1
3.1.2 СТ-2 220 210А 99,2 83,6 204,7 121,1 149,6 67,5 105,5 21,9
3.1.2 СТ-2 220 217-ШО 97,6 83,1 204,4 121,4 148,6 67,9 106,9 23,8
3.1.2 СТ-2 220 210/5 99,3 81,0 203,4 122,4 149,5 67,9 104,0 23,1
3.1.2 СТ-2 220 219А 102,1 83,0 204,4 121,4 148,2 68,1 102,3 19,2
3.1.2 СТ-2 220 210/2 100,0 82,4 204,1 121,7 149,5 67,8 104,1 21,7
3.1.2 СТ-2 220 210/4 99,3 82,1 203,9 121,8 149,5 67,8 104,7 22,6
3.1.2 СТ-2 220 210/ШП1 99,0 81,9 203,8 121,9 149,5 67,8 104,8 22,9
3.1.2 СТ-2 220 213/2 96,0 83,3 204,6 121,2 148,8 68,5 108,6 25,2
3.1.2 СТ-2 220 210/ШО1 99,3 81,0 203,4 122,3 149,5 67,9 104,0 23,0
3.1.2 СТ-2 220 210/3 99,9 82,3 204,0 121,8 149,5 67,8 104,2 21,9
3.1.2 СТ-2 220 213 96,0 83,4 204,6 121,2 149,4 67,7 108,6 25,2
3.1.2 СТ-2 220 213/3-ШП 96,3 80,7 203,2 122,5 148,6 68,6 106,9 26,2
3.1.2 СТ-2 220 213/3-УТ 96,7 76,2 200,9 124,7 148,5 68,7 104,2 28,0
3.1.2 СТ-2 220 213/3-Н20 98,4 71,0 198,2 127,2 147,2 68,7 99,8 28,8
3.1.2 СТ-2 23 309/1 98,2 58,3 191,6 133,3 149,8 69,8 93,4 35,2
3.1.2 СТ-2 СГ3 310/2 99,0 53,4 189,1 135,7 149,8 69,6 90,1 36,7
3.1.2 СТ-2 СГ3 310/4 99,0 50,5 187,6 137,1 149,7 69,6 88,6 38,1
3.1.2 СТ-2 СГ3 310/1 99,0 55,0 189,9 134,9 149,8 69,6 91,0 36,0
3.1.2 СТ-2 СГ3 310/3 99,0 51,2 187,9 136,8 149,7 69,6 88,9 37,8
3.1.2 СТ-2 СГ3 310/5 99,0 50,2 187,4 137,3 149,6 69,5 88,4 38,3
3.1.2 СТ-2 П12 310/3-1-5 99,0 48,6 186,6 138,0 149,4 69,7 87,6 39,0
3.1.2 СТ-2 СГ3 310/3-1 98,8 50,2 187,4 137,3 149,6 69,7 88,7 38,5
3.1.2 СТ-2 33 309/1-2 98,7 49,3 187,0 137,7 149,6 69,8 88,3 39,0
3.1.2 СТ-2 СГ3 310/6 99,0 50,1 187,4 137,3 149,4 69,5 88,4 38,3
3.1.2 СТ-2 23 307 99,0 63,0 194,1 131,0 149,9 69,3 95,1 32,0
3.1.2 СТ-2 СГ3 310/5-1 99,0 49,7 187,2 137,5 149,5 69,7 88,2 38,5
3.1.2 СТ-2 23 308 99,0 61,0 193,0 132,0 149,9 69,3 94,0 33,0
3.1.2 СТ-2 23 309 98,0 59,2 192,1 132,9 149,9 69,3 94,1 34,9
3.1.2 СТ-2 263 607 100,4 86,6 206,3 119,7 149,3 67,7 105,9 19,3
3.1.2 СТ-2 33 309/1-5 98,6 45,3 184,9 139,6 149,6 69,8 86,4 41,0
3.1.2 СТ-2 263 605 99,6 86,8 206,4 119,6 149,4 67,6 106,8 19,9
3.1.2 СТ-2 263 6П2 99,3 86,7 206,3 119,6 149,3 67,7 107,0 20,3
3.1.2 СТ-2 263 606 100,5 86,6 206,3 119,7 149,3 67,7 105,8 19,2
3.1.2 СТ-2 23 311 98,3 55,0 189,9 134,9 149,8 69,2 91,7 36,6
3.1.2 СТ-2 23 311А 98,1 54,0 189,4 135,4 149,8 69,2 91,3 37,4
3.1.2 СТ-2 23 312/4-2 98,9 48,8 186,7 137,9 149,3 69,5 87,8 39,0
3.1.2 СТ-2 23 312/6 98,4 48,1 186,4 138,3 148,9 69,4 87,9 39,8
3.1.2 СТ-2 23 312/4 98,9 49,5 187,1 137,6 149,4 69,3 88,2 38,7
3.1.2 СТ-2 23 312/3 99,0 50,2 187,4 137,3 149,5 69,3 88,4 38,3
3.1.2 СТ-2 23 310 99,0 57,4 191,2 133,8 149,8 69,2 92,2 34,8
3.1.2 СТ-2 23 312/5 98,6 48,5 186,6 138,1 149,1 69,3 88,0 39,5
3.1.2 СТ-2 23 312/1 98,9 52,5 188,6 136,1 149,8 69,4 89,7 37,3
3.1.2 СТ-2 33 312/3-1 18 99,0 49,8 187,2 137,4 149,4 69,6 88,2 38,4
3.1.2 СТ-2 23 312/2 98,7 51,5 188,1 136,6 149,7 69,4 89,4 38,0
3.1.2 СТ-2 23 313/1-5 98,5 45,5 185,0 139,5 148,7 69,2 86,5 41,0
3.1.2 СТ-2 33 315/1-5 99,3 45,8 185,2 139,4 149,2 69,6 85,8 40,1
3.1.2 СТ-2 23 313 98,7 51,3 188,0 136,7 149,8 69,2 89,3 38,0
3.1.2 СТ-2 23 312 99,0 52,9 188,9 135,9 149,8 69,2 89,9 36,9
3.1.2 СТ-2 23 311А/2 98,0 51,2 188,0 136,7 149,6 69,6 90,0 38,7
3.1.2 СТ-2 23 311А/3 98,4 50,4 187,5 137,1 149,6 69,6 89,1 38,7
3.1.2 СТ-2 220 207А/6-3 99,0 80,9 203,3 122,4 145,3 67,7 104,3 23,4
3.1.2 СТ-2 263 611 98,0 86,1 206,0 119,9 149,1 67,8 108,0 21,9
3.1.2 СТ-2 263 6П3 98,0 86,4 206,2 119,8 149,2 67,7 108,2 21,8
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3.1.2 СТ-2 220 207А/11 99,7 84,3 205,1 120,8 146,8 66,7 105,3 21,0
3.1.2 СТ-2 220 207А/10 99,1 84,3 205,1 120,8 147,2 66,5 106,0 21,7
3.1.2 СТ-2 220 207А/7 99,0 84,3 205,1 120,8 148,0 66,5 106,1 21,8
3.1.2 СТ-2 263 609 98,0 86,4 206,2 119,8 149,2 67,7 108,2 21,8
3.1.2 СТ-2 263 608 97,0 86,4 206,2 119,7 149,2 67,7 109,2 22,7
3.1.2 СТ-2 263 610 98,0 86,3 206,1 119,8 149,2 67,8 108,1 21,8
3.1.2 СТ-2 220 210/7 98,3 78,9 202,2 123,4 149,3 67,9 104,0 25,1
3.1.2 СТ-2 220 210/2П2 99,2 78,3 201,9 123,7 149,3 67,9 102,7 24,4
3.1.2 СТ-2 220 207А/14 99,0 84,3 205,0 120,8 146,3 66,9 106,0 21,8
3.1.2 СТ-2 220 207А/12 100,0 84,3 205,1 120,8 146,6 66,7 105,1 20,8
3.1.2 СТ-2 220 207А/13 99,6 84,3 205,1 120,8 146,5 66,8 105,4 21,2
3.1.2 СТ-2 220 210/5а 99,0 80,6 203,2 122,5 149,4 67,9 104,2 23,5
3.1.2 СТ-2 220 207А/16 98,8 84,2 205,0 120,8 146,0 67,0 106,2 22,0
3.1.2 СТ-2 220 210/8 100,7 78,7 202,2 123,5 149,3 67,9 101,5 22,8
3.1.2 СТ-2 220 207а/17-1 99,0 84,0 204,9 120,9 145,7 67,5 105,9 21,9
3.1.2 СТ-2 220 207а/17-2 98,2 81,7 203,7 122,1 145,2 67,7 105,6 23,9
3.1.2 СТ-2 220 207А/17 99,0 84,2 205,0 120,8 145,8 67,1 106,0 21,8
3.1.2 СТ-2 263 612/1 99,0 85,7 205,8 120,1 147,2 68,4 106,8 21,1
3.1.2 СТ-2 263 613 98,0 85,3 205,6 120,3 148,9 67,8 107,6 22,3
3.1.2 СТ-2 263 614 98,3 85,0 205,4 120,4 148,9 67,9 107,1 22,1
3.1.2 СТ-2 263 6П4 97,9 84,9 205,4 120,5 148,9 67,9 107,5 22,6
3.1.2 СТ-2 263 615 99,0 84,9 205,4 120,5 148,8 67,9 106,4 21,5
3.1.2 СТ-2 263 616 99,0 84,6 205,2 120,6 148,8 67,9 106,2 21,6
3.1.2 СТ-2 263 6П5 98,9 84,8 205,3 120,5 148,8 67,9 106,5 21,7
3.1.2 СТ-2 220 234А 109,4 51,8 188,3 136,4 146,3 61,4 78,9 27,0
3.1.2 СТ-2 220 235/2 111,2 51,8 188,2 136,5 146,9 68,5 77,0 25,2
3.1.2 СТ-2 220 239/2 113,2 51,8 188,3 136,4 147,2 68,4 75,0 23,2
3.1.2 СТ-2 220 236/7-2 122,4 50,3 187,5 137,2 146,3 68,0 65,0 14,7
3.1.2 СТ-2 23 313/3-4 98,2 46,5 185,5 139,0 149,5 69,4 87,4 40,9
3.1.2 СТ-2 23 313/3-3 98,1 48,3 186,4 138,2 149,5 69,4 88,3 40,1
3.1.2 СТ-2 23 313/1-3 98,6 47,5 186,0 138,6 149,4 69,2 87,5 40,0
3.1.2 СТ-2 23 313/3 98,8 48,9 186,8 137,9 149,6 69,2 88,0 39,1
3.1.2 СТ-2 23 313/3-1 98,1 48,7 186,7 138,0 149,6 69,4 88,6 39,9
3.1.2 СТ-2 23 313/3-6 98,5 45,1 184,8 139,7 149,2 69,3 86,3 41,2
3.1.2 СТ-2 33 313/3-2-39 98,1 37,3 180,8 143,5 149,4 69,7 82,7 45,4
3.1.2 СТ-2 23 313/3-5 98,3 45,5 185,0 139,5 149,4 69,4 86,8 41,2
3.1.2 СТ-2 33 313/3-5-1 98,1 45,1 184,8 139,7 149,3 69,6 86,7 41,6
3.1.2 СТ-2 220 236/6 121,5 51,7 188,2 136,5 147,2 68,2 66,6 15,0
3.1.2 СТ-2 220 236/3А 116,5 51,7 188,2 136,5 147,4 68,2 71,6 20,0
3.1.2 СТ-2 33 313/5 99,0 48,0 186,3 138,3 149,3 69,1 87,3 39,3
3.1.2 СТ-2 23 313/3-2 98,0 48,6 186,6 138,0 149,6 69,4 88,6 40,0
3.1.2 СТ-2 23 313/1-4 98,8 46,9 185,7 138,9 149,3 69,0 86,9 40,0
3.1.2 СТ-2 23 313/4 98,2 48,6 186,6 138,0 149,5 69,2 88,4 39,8
3.1.2 СТ-2 23 313/1-2 98,6 48,8 186,7 137,9 149,6 69,2 88,1 39,3
3.1.2 СТ-2 220 236/1СМ 113,0 51,8 188,2 136,4 147,5 68,2 75,2 23,4
3.1.2 СТ-2 23 315 99,0 50,2 187,4 137,3 149,7 69,2 88,4 38,3
3.1.2 СТ-2 23 313/1-1 98,8 49,2 186,9 137,7 149,6 69,3 88,1 38,9
3.1.2 СТ-2 33 314 99,0 50,3 187,5 137,2 149,7 69,2 88,5 38,2
3.1.2 СТ-2 33 315/1-3 100,0 50,0 187,4 137,3 149,4 69,5 87,4 37,3
3.1.2 СТ-2 33 313/2 98,5 49,3 187,0 137,7 149,7 69,2 88,5 39,1
3.1.2 СТ-2 33 317/1-1 98,0 47,6 186,1 138,5 149,4 69,6 88,1 40,5
3.1.2 СТ-2 33 316/2 98,0 46,6 185,6 139,0 149,6 69,1 87,6 41,0
3.1.2 СТ-2 23 316 98,0 49,3 187,0 137,7 149,6 69,2 88,9 39,7
3.1.2 СТ-2 33 317/1 98,0 48,1 186,3 138,3 149,5 69,4 88,3 40,3
3.1.2 СТ-2 23 313/1 98,9 50,0 187,3 137,3 149,7 69,2 88,5 38,5
3.1.2 СТ-2 33 317/2 98,0 47,7 186,1 138,5 149,5 69,4 88,1 40,5
3.1.2 СТ-2 23 315/1 99,0 50,0 187,4 137,3 149,6 69,5 88,4 38,3
3.1.2 СТ-2 23 316/1 98,0 47,5 186,1 138,5 149,6 69,3 88,1 40,5
3.1.2 СТ-2 220 231 103,8 51,8 188,3 136,4 142,0 63,4 84,4 32,6
3.1.2 СТ-2 220 228 104,0 51,8 188,3 136,4 65,1 33,1 84,3 32,4
3.1.2 СТ-2 220 227 104,6 51,8 188,3 136,4 25,2 16,0 83,7 31,9
3.1.2 СТ-2 33 313/6А 99,0 47,4 186,0 138,6 149,1 69,2 87,0 39,6
3.1.2 СТ-2 220 222/6-1 103,0 82,6 204,2 121,6 146,1 68,1 101,2 18,6
3.1.2 СТ-2 220 222 102,0 82,8 204,3 121,5 147,8 67,7 102,3 19,5
3.1.2 СТ-2 220 227СМ 104,2 51,8 188,3 136,4 45,4 24,7 84,1 32,2
3.1.2 СТ-2 220 230 104,8 51,8 188,3 136,4 140,8 63,9 83,4 31,6
3.1.2 СТ-2 33 313/6 99,0 47,5 186,0 138,5 149,1 69,2 87,0 39,5
3.1.2 СТ-2 23 313/9 98,8 45,7 185,1 139,4 148,7 69,3 86,4 40,7
3.1.2 СТ-2 23 313/7 99,0 47,3 185,9 138,6 149,1 69,2 86,9 39,6
3.1.2 СТ-2 220 226СМ 104,0 51,8 188,3 136,4 12,7 10,6 84,3 32,4
3.1.2 СТ-2 220 220 102,1 82,9 204,3 121,5 147,9 68,0 102,3 19,4
3.1.2 СТ-2 220 232 103,0 51,8 188,3 136,4 143,4 62,7 85,3 33,5
3.1.2 СТ-2 33 317/3-24 98,0 45,3 184,9 139,6 149,2 69,6 86,9 41,6
3.1.2 СТ-2 33 318 98,0 49,1 186,9 137,8 149,3 69,0 88,9 39,8
3.1.2 СТ-2 33 317/4 98,0 45,5 185,0 139,5 149,3 69,4 87,0 41,5
3.1.2 СТ-2 33 317/3 98,0 46,7 185,6 138,9 149,4 69,4 87,6 40,9
3.1.2 СТ-2 33 319/2 98,8 48,0 186,3 138,3 148,9 69,3 87,5 39,5
3.1.2 СТ-2 23 316/6 99,0 43,0 183,7 140,7 149,1 68,8 84,7 41,7
3.1.2 СТ-2 23 316/3 98,3 44,3 184,4 140,1 149,5 69,2 86,1 41,8
3.1.2 СТ-2 33 316/4а 98,9 43,3 183,9 140,6 149,4 69,1 85,0 41,7
3.1.2 СТ-2 33 316/7-1б 99,0 42,5 183,5 140,9 147,7 67,7 84,5 41,9
3.1.2 СТ-2 33 316/7-2-1 98,7 33,4 178,8 145,4 148,5 69,3 80,0 46,7
3.1.2 СТ-2 33 316/7-1в 98,8 42,5 183,5 141,0 146,4 68,3 84,7 42,2
3.1.2 СТ-2 33 316/1-2-7 99,0 42,5 183,5 141,0 149,2 69,6 84,5 42,0
3.1.2 СТ-2 23 316/4 98,6 43,9 184,2 140,3 149,5 69,1 85,6 41,7
3.1.2 СТ-2 23 316/5 99,0 43,1 183,8 140,7 149,4 69,1 84,8 41,7
3.1.2 СТ-2 23 316/7-2 99,0 41,8 183,1 141,3 148,6 69,2 84,2 42,3
3.1.2 СТ-2 33 319А/2 99,0 48,3 186,5 138,1 148,4 68,9 87,5 39,1
3.1.2 СТ-2 23 316/7 98,2 42,9 183,7 140,7 149,1 68,9 85,5 42,5
3.1.2 СТ-2 23 316/1-1 98,1 46,0 185,3 139,3 149,6 69,6 87,2 41,1
3.1.2 СТ-2 23 316/1-2 98,4 43,9 184,2 140,3 149,5 69,6 85,8 41,8
3.1.2 СТ-2 23 316/8 98,5 42,9 183,7 140,8 148,9 68,9 85,2 42,3
3.1.2 СТ-2 23 316/9 99,0 42,9 183,7 140,8 148,6 69,0 84,7 41,8
3.1.2 СТ-2 23 316/3-4 98,0 37,9 181,1 143,2 149,2 69,3 83,1 45,2
3.1.2 СТ-2 23 316/5-3 99,0 40,6 182,5 141,9 149,1 69,4 83,5 42,9
3.1.2 СТ-2 23 316/5-2 99,0 41,8 183,1 141,3 149,3 69,4 84,1 42,3
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3.1.2 СТ-2 23 316/3-4-1 98,0 37,7 181,0 143,3 149,1 69,5 83,0 45,3
3.1.2 СТ-2 220 217/2 100,4 82,7 204,2 121,6 147,7 67,6 103,8 21,1
3.1.2 СТ-2 33 316/3-5-41 98,1 34,6 179,4 144,8 148,6 69,3 81,3 46,7
3.1.2 СТ-2 33 316/3-1 98,2 41,3 182,9 141,5 149,4 69,3 84,7 43,4
3.1.2 СТ-2 33 316/3-4-36 98,1 37,2 180,7 143,5 149,0 69,5 82,6 45,5
3.1.2 СТ-2 33 316/3-3 98,4 39,0 181,7 142,7 149,3 69,2 83,3 44,3
3.1.2 СТ-2 220 222/7 104,5 82,6 204,2 121,6 134,2 63,2 99,7 17,1
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-61КГС 98,8 42,6 183,5 140,9 148,4 69,3 84,7 42,1
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-59 99,0 41,7 183,0 141,3 149,3 69,6 84,0 42,3
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-51 99,0 39,4 181,9 142,5 148,9 69,5 82,9 43,5
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-54 98,2 39,4 181,9 142,5 149,4 69,7 83,6 44,2
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-52 98,1 36,7 180,5 143,8 148,6 69,3 82,3 45,7
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-58 99,0 42,6 183,5 140,9 149,3 69,7 84,5 41,9
3.1.2 СТ-2 23 316/3-2 98,3 39,5 181,9 142,4 149,4 69,4 83,6 44,1
3.1.2 СТ-2 23 230322 98,0 37,4 180,8 143,4 149,0 69,5 82,8 45,4
3.1.2 СТ-2 33 230245 99,0 41,7 183,1 141,3 148,2 69,1 84,1 42,3
3.1.2 СТ-2 23 230236 98,5 43,7 184,1 140,4 149,5 69,7 85,6 41,8
3.1.2 СТ-2 33 БН  4 98,7 34,9 179,6 144,6 148,5 69,3 80,8 45,9
3.1.2 СТ-2 23 230235 99,0 42,8 183,6 140,8 149,3 69,6 84,6 41,8
3.1.2 СТ-2 23 316/7-1 99,1 42,6 183,5 140,9 148,9 69,0 84,4 41,9
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-55 98,1 44,8 184,6 139,9 149,4 69,7 86,5 41,8
3.1.2 СТ-2 33 319/1 98,8 48,8 186,7 137,9 149,1 69,2 88,0 39,2
3.1.2 СТ-2 33 ЦТП-41 98,6 44,4 184,5 140,0 148,7 69,4 85,8 41,4
3.1.2 СТ-2 33 ЦТП-48 98,0 45,8 185,2 139,4 149,2 69,6 87,2 41,4
3.1.2 СТ-2 33 ЦТП-49 98,0 45,0 184,8 139,8 148,7 69,4 86,8 41,8
3.1.2 СТ-2 33 319 98,6 49,1 186,9 137,8 149,1 69,1 88,3 39,2
3.1.2 СТ-2 33 230316 99,0 45,7 185,1 139,4 148,1 69,1 86,1 40,4
3.1.2 СТ-2 33 ЦТП-47 98,1 44,8 184,6 139,9 149,2 69,6 86,6 41,8
3.1.2 СТ-2 23 316/3-5 98,1 36,7 180,5 143,8 148,6 69,3 82,4 45,6
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-43 99,0 46,2 185,4 139,2 148,8 69,4 86,4 40,2
3.1.2 СТ-2 220 217/6 101,5 82,6 204,2 121,6 145,7 68,0 102,7 20,1
3.1.2 СТ-2 23 313/8 98,6 46,2 185,4 139,2 148,8 69,3 86,7 40,6
3.1.2 СТ-2 220 217/6СМ 103,5 82,6 204,2 121,6 131,5 64,3 100,7 18,1
3.1.2 СТ-2 23 316/5-1 99,0 42,6 183,5 140,9 149,4 69,5 84,5 41,9
3.1.2 СТ-2 220 222/6СМ 103,0 82,6 204,2 121,6 145,6 58,2 101,2 18,6
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-42 99,0 45,6 185,0 139,5 148,6 69,3 86,1 40,5
3.1.2 СТ-2 23 315А 99,0 49,7 187,2 137,5 149,7 69,2 88,2 38,5
3.1.2 СТ-2 23 315/2 99,0 49,7 187,2 137,5 149,5 69,5 88,2 38,5
3.1.2 СТ-2 23 315/1-1 99,6 50,1 187,4 137,3 149,5 69,4 87,8 37,7
3.1.2 СТ-2 33 317 98,0 49,1 186,9 137,7 149,5 69,1 88,9 39,7
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-33 98,8 48,7 186,7 138,0 149,5 69,8 87,9 39,1
3.1.2 СТ-2 33 ЦТП-46 98,1 46,2 185,4 139,2 149,3 69,7 87,3 41,1
3.1.2 СТ-2 33 230122 99,0 49,6 187,1 137,5 148,4 69,2 88,1 38,5
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-44 98,6 46,8 185,7 138,9 149,0 69,5 87,0 40,3
3.1.2 СТ-2 23 315/1-2 99,8 50,1 187,4 137,3 149,5 69,5 87,5 37,5
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-45 98,2 48,7 186,7 137,9 149,3 69,7 88,5 39,8
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-35 98,4 44,8 184,6 139,9 149,2 69,6 86,2 41,5
3.1.2 СТ-2 23 БН-36 99,0 44,3 184,4 140,1 148,9 69,5 85,4 41,1
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-61ВД 98,6 46,5 185,6 139,0 149,3 69,7 87,0 40,4
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-34 98,1 46,7 185,6 138,9 149,4 69,7 87,5 40,8
3.1.2 СТ-2 33 230074,80 98,9 41,9 183,1 141,3 149,0 69,5 84,3 42,4
3.1.2 СТ-2 220 222/7СМ 103,0 82,6 204,2 121,6 139,0 61,1 101,2 18,6
3.1.2 СТ-2 33 319А/1 98,5 48,9 186,8 137,9 148,6 68,8 88,2 39,3
3.1.2 СТ-2 33 319А 98,3 49,1 186,9 137,8 148,7 68,8 88,6 39,5
3.1.2 СТ-2 263 612/2 99,0 85,7 205,8 120,1 146,9 68,5 106,8 21,1
3.1.2 СТ-2 263 612 98,0 85,7 205,8 120,1 149,0 67,8 107,8 22,1
3.1.2 СТ-2 220 207А/15 98,3 84,2 205,0 120,8 146,2 66,9 106,8 22,5
3.1.2 СТ-2 220 210/6 99,0 79,9 202,8 122,9 149,4 67,9 103,8 23,9
3.1.2 СТ-2 220 220092 99,0 84,3 205,1 120,8 144,2 67,2 106,1 21,8
3.1.2 СТ-2 220 207А/8 99,0 84,3 205,1 120,8 147,9 66,2 106,1 21,8
3.1.2 СТ-2 220 220079,83 99,0 84,1 205,0 120,9 145,9 68,0 106,0 21,9
3.1.2 СТ-2 220 207А/6 99,3 84,3 205,1 120,8 148,1 66,4 105,7 21,4
3.1.2 СТ-2 220 207А/9 99,0 84,3 205,1 120,8 147,3 66,4 106,1 21,8
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-23 98,7 49,4 187,0 137,7 149,5 69,8 88,3 39,0
3.1.2 СТ-2 23 311А/4 98,8 49,9 187,3 137,4 149,3 69,6 88,5 38,6
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-24 99,0 46,8 185,7 138,9 149,2 69,6 86,7 39,9
3.1.2 СТ-2 23 311А/1 98,0 53,1 189,0 135,8 149,8 69,5 90,9 37,8
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-62ВД 99,0 49,6 187,1 137,5 149,2 69,6 88,1 38,5
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-32 98,7 49,6 187,2 137,5 149,6 69,8 88,4 38,8
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-31 99,0 46,6 185,6 139,0 149,1 69,6 86,6 40,0
3.1.2 СТ-2 23 230397 98,4 45,1 184,8 139,7 148,5 69,3 86,4 41,3
3.1.2 СТ-2 СГ3 ЦТП-11 99,0 49,1 186,9 137,8 149,5 69,7 87,9 38,8
3.1.2 СТ-2 СГ3 ЦТП-14 99,0 49,6 187,2 137,5 149,5 69,8 88,2 38,5
3.1.2 СТ-2 33 230478,479 99,0 62,6 193,8 131,3 149,2 69,6 94,8 32,3
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-21 98,8 57,1 191,0 133,9 149,7 69,8 92,2 35,1
3.1.2 СТ-2 СГ3 ЦТП-12 99,0 49,1 186,9 137,8 149,4 69,7 87,9 38,8
3.1.2 СТ-2 23 306 98,4 65,0 195,1 130,1 149,9 69,2 96,7 31,7
3.1.2 СТ-2 СГ3 ЦТП-15 98,9 48,8 186,7 137,9 149,2 69,6 87,9 39,0
3.1.2 СТ-2 23 ЦТП-22 99,0 55,2 190,0 134,8 149,7 69,8 91,0 35,8
3.1.2 СТ-2 СГ3 ЦТП-13 99,0 55,0 189,9 134,9 149,7 69,9 90,9 35,9
3.1.2 СТ-2 220 213/3 96,0 83,3 204,6 121,2 148,7 68,6 108,6 25,2
3.1.2 СТ-2 220 218 98,1 83,1 204,4 121,4 148,4 68,0 106,4 23,3
3.1.2 СТ-2 220 213/1 96,0 83,4 204,6 121,2 149,1 68,4 108,6 25,2
3.1.2 СТ-2 220 207А/3 99,0 84,3 205,1 120,7 149,1 66,8 106,1 21,7
3.1.2 СТ-2 220 210/2П1 99,0 83,6 204,7 121,1 149,6 67,7 105,7 22,1
3.1.2 СТ-2 220 207А/4 99,0 84,3 205,1 120,8 149,0 66,0 106,1 21,8
3.1.2 СТ-2 220 207А/1 98,0 84,4 205,1 120,7 149,6 66,8 107,1 22,7
3.1.2 СТ-2 220 207А/2 98,4 84,4 205,1 120,7 149,4 66,7 106,7 22,3
3.1.2 СТ-2 220 207А/5 99,0 84,3 205,1 120,8 148,6 66,2 106,1 21,8
3.1.2 СТ-2 220 217/УТ-1 97,4 82,8 204,3 121,5 148,4 67,9 106,9 24,1
3.1.2 СТ-2 220 220114 96,0 80,8 203,3 122,5 148,1 69,1 107,3 26,5
3.1.2 СТ-2 220 214-УТ2 96,0 83,3 204,6 121,3 149,2 67,7 108,6 25,3
3.1.2 СТ-2 220 215 96,9 83,2 204,5 121,3 149,1 67,7 107,6 24,4
3.1.2 СТ-2 220 211/УТ-6 97,0 82,5 204,2 121,6 146,3 68,2 107,2 24,6
3.1.2 СТ-2 220 207А/1-4 99,0 81,3 203,5 122,2 147,8 69,0 104,5 23,2
3.1.2 СТ-2 220 205 98,2 85,3 205,6 120,3 149,8 67,6 107,4 22,1

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1693



3.1.2 СТ-2 220 207А/1-3 98,7 84,2 205,0 120,8 148,6 68,6 106,4 22,1
3.1.2 СТ-2 220 202 98,4 86,4 206,1 119,8 149,9 67,5 107,7 21,4
3.1.2 СТ-2 23 302А/1 99,0 78,4 202,0 123,6 88,7 43,1 103,0 24,6
3.1.2 СТ-2 24 402 100,0 87,6 206,8 119,2 149,9 67,5 106,8 19,2
3.1.2 СТ-2 33 230172 99,0 76,3 201,0 124,6 147,1 68,6 102,0 25,6
3.1.2 СТ-2 270 701 98,0 85,1 205,5 120,4 149,6 69,8 107,5 22,4
3.1.2 СТ-2 25 ТМ-5 99,0 86,1 206,0 119,9 150,0 68,7 107,0 20,9
3.1.2 СТ-2 250 526А/1 98,1 67,8 196,6 128,7 149,3 69,2 98,4 30,6
3.1.2 СТ-2 250 УТ-8 97,4 67,7 196,5 128,8 149,1 68,7 99,1 31,4
3.1.2 СТ-2 250 516/9 97,0 68,6 197,0 128,3 149,7 68,7 100,0 31,3
3.1.2 СТ-2 250 516/7 97,0 70,0 197,7 127,7 149,7 68,7 100,7 30,7
3.1.2 СТ-2 250 516/8 97,0 68,7 197,0 128,3 149,7 68,7 100,0 31,3
3.1.2 СТ-2 250 516/6 97,0 70,1 197,7 127,6 149,7 68,7 100,7 30,6
3.1.2 СТ-2 215 128/8Б 96,2 67,0 196,1 129,1 149,2 69,1 99,9 33,0
3.1.2 СТ-2 250 516/2 96,9 72,5 198,9 126,5 149,8 68,7 102,1 29,6
3.1.2 СТ-2 250 515 97,2 73,6 199,6 125,9 149,8 68,7 102,4 28,7
3.1.2 СТ-2 250 516/1 97,0 72,7 199,0 126,4 149,8 68,7 102,0 29,4
3.1.2 СТ-2 250 514 97,4 73,7 199,6 125,9 149,8 68,7 102,2 28,5
3.1.2 СТ-2 250 513 98,3 74,1 199,8 125,7 149,8 68,7 101,5 27,5
3.1.2 СТ-2 250 512 98,0 74,4 200,0 125,5 149,9 68,7 102,0 27,5
3.1.2 СТ-2 250 516/4 97,3 71,2 198,3 127,1 149,8 68,7 101,0 29,8
3.1.2 СТ-2 215 #835 96,6 69,5 197,4 127,9 149,6 69,1 100,8 31,3
3.1.2 СТ-2 250 516/3 97,8 71,5 198,5 126,9 149,8 68,7 100,6 29,1
3.1.2 СТ-2 250 511 98,0 74,8 200,2 125,4 149,9 68,7 102,2 27,4
3.1.2 СТ-2 215 #836 96,6 67,3 196,3 129,0 149,3 69,0 99,6 32,4
3.1.2 СТ-2 250 517 97,0 72,3 198,9 126,6 149,8 68,8 101,9 29,6
3.1.2 СТ-2 250 516А 96,7 72,8 199,1 126,3 149,8 68,8 102,4 29,6
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-5 97,0 64,5 194,8 130,3 148,4 68,9 97,8 33,3
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-6 97,0 64,2 194,7 130,5 148,3 68,7 97,7 33,5
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-3 96,1 66,2 195,7 129,5 148,6 68,8 99,6 33,5
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-2 96,3 66,4 195,8 129,4 148,6 68,8 99,5 33,1
3.1.2 СТ-2 250 516/5 96,1 70,6 198,0 127,4 149,8 68,8 101,9 31,3
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-9 97,0 63,6 194,3 130,8 148,0 68,8 97,3 33,8
3.1.2 СТ-2 215 128/10А 97,0 67,7 196,5 128,8 149,3 68,9 99,5 31,8
3.1.2 СТ-2 215 128/11а-1 96,8 68,0 196,7 128,6 148,9 69,2 99,8 31,8
3.1.2 СТ-2 250 5П2 98,0 75,1 200,3 125,2 149,9 68,7 102,3 27,2
3.1.2 СТ-2 250 516 96,5 73,4 199,4 126,1 149,8 68,7 102,9 29,5
3.1.2 СТ-2 250 518 97,0 72,0 198,7 126,7 149,8 68,8 101,7 29,7
3.1.2 СТ-2 250 516/5а 97,0 70,4 197,9 127,5 149,7 69,1 100,9 30,5
3.1.2 СТ-2 215 128/11А 97,0 68,1 196,7 128,6 149,4 68,9 99,7 31,6
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-10 97,0 63,5 194,3 130,8 148,0 68,9 97,3 33,8
3.1.2 СТ-2 215 128/14А 97,0 70,1 197,7 127,6 149,7 69,1 100,7 30,6
3.1.2 СТ-2 250 516/8-6 97,8 68,2 196,7 128,5 147,3 67,7 98,9 30,7
3.1.2 СТ-2 250 516/8-5 97,7 68,2 196,7 128,5 147,5 67,6 99,1 30,9
3.1.2 СТ-2 250 516/8-4 97,5 68,2 196,7 128,5 147,7 67,5 99,2 31,1
3.1.2 СТ-2 250 516/8-3 97,2 68,2 196,7 128,5 148,1 67,3 99,5 31,4
3.1.2 СТ-2 250 #884 99,0 56,9 190,9 134,0 149,0 69,4 91,9 35,0
3.1.2 СТ-2 250 Ш.П. 98,8 68,1 196,7 128,6 146,2 68,2 97,9 29,7
3.1.2 СТ-2 250 516/10б 97,0 68,4 196,8 128,4 149,6 68,9 99,8 31,4
3.1.2 СТ-2 250 516/10-2 97,6 67,0 196,1 129,1 149,4 69,0 98,5 31,5
3.1.2 СТ-2 250 516/10-3 97,8 65,0 195,1 130,1 149,4 69,0 97,3 32,2
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4-2 98,9 62,1 193,6 131,5 148,8 67,6 94,7 32,6
3.1.2 СТ-2 250 516/10а 97,0 68,4 196,8 128,4 149,7 68,7 99,8 31,4
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4-3 99,3 62,0 193,6 131,5 148,6 67,7 94,3 32,3
3.1.2 СТ-2 250 516/10-5 100,0 60,6 192,8 132,2 149,3 69,4 92,8 32,2
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4-1 98,0 62,2 193,7 131,4 149,1 67,5 95,7 33,4
3.1.2 СТ-2 250 516/10-410 105,8 61,3 193,2 131,9 146,8 68,5 87,4 26,1
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4-6 101,2 61,7 193,4 131,7 147,7 68,1 92,1 30,5
3.1.2 СТ-2 250 516/10-1 97,5 68,4 196,8 128,5 149,5 69,0 99,3 31,0
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4-4 100,0 61,8 193,4 131,6 148,0 68,0 93,4 31,6
3.1.2 СТ-2 250 516/10-7 99,0 52,5 188,6 136,2 148,9 69,5 89,7 37,2
3.1.2 СТ-2 250 516/10-6а 99,2 59,6 192,3 132,7 149,0 69,4 93,2 33,5
3.1.2 СТ-2 250 516/10-6 99,7 60,0 192,5 132,5 149,1 69,3 92,8 32,8
3.1.2 СТ-2 250 516/10 97,0 68,5 196,9 128,4 149,7 68,7 99,9 31,4
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4-9 104,4 61,4 193,2 131,8 147,0 68,4 88,8 27,4
3.1.2 СТ-2 215 #1078 100,0 60,4 192,7 132,3 149,2 69,3 92,7 32,3
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4-7 103,3 61,5 193,3 131,8 147,3 68,3 90,0 28,5
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А43 100,0 62,6 193,9 131,2 146,7 68,0 93,9 31,3
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4-8 104,1 61,4 193,3 131,8 147,1 68,4 89,2 27,7
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4-5 100,7 61,7 193,4 131,7 147,8 68,1 92,7 31,0
3.1.2 СТ-2 215 128/10А-5 96,8 67,8 196,6 128,7 149,2 69,2 99,8 31,9
3.1.2 СТ-2 215 128/10А-4 97,0 67,7 196,5 128,8 149,0 69,3 99,5 31,8
3.1.2 СТ-2 215 128/10А-1 97,0 67,7 196,5 128,8 148,9 68,9 99,5 31,8
3.1.2 СТ-2 250 516/11 97,0 68,2 196,7 128,6 149,6 68,7 99,7 31,6
3.1.2 СТ-2 250 #872 98,0 65,0 195,1 130,1 149,0 68,8 97,1 32,1
3.1.2 СТ-2 215 129/4-3 100,0 66,6 195,9 129,3 148,8 69,4 95,9 29,3
3.1.2 СТ-2 250 #869 97,5 65,7 195,4 129,8 148,3 69,2 97,9 32,3
3.1.2 СТ-2 250 516/23 98,0 67,5 196,4 128,9 149,3 68,4 98,4 30,9
3.1.2 СТ-2 250 516/24 98,2 67,5 196,4 128,9 149,3 68,4 98,2 30,7
3.1.2 СТ-2 215 #864 99,9 67,1 196,2 129,1 148,8 69,4 96,3 29,2
3.1.2 СТ-2 250 516/14 97,0 68,0 196,6 128,6 149,6 68,5 99,6 31,6
3.1.2 СТ-2 215 #827 98,2 67,0 196,1 129,1 149,4 69,4 97,9 30,9
3.1.2 СТ-2 250 516/19 97,1 67,7 196,5 128,8 149,4 68,4 99,3 31,7
3.1.2 СТ-2 250 516/16 96,8 67,9 196,6 128,7 149,5 68,4 99,8 31,9
3.1.2 СТ-2 250 516/22 98,0 67,5 196,4 128,9 149,3 68,4 98,4 30,9
3.1.2 СТ-2 215 128/10А-6 97,0 67,9 196,6 128,7 149,3 69,2 99,6 31,7
3.1.2 СТ-2 250 516/18 97,0 67,7 196,5 128,8 149,4 68,4 99,5 31,8
3.1.2 СТ-2 215 #845 97,0 66,3 195,8 129,4 149,4 69,3 98,8 32,4
3.1.2 СТ-2 250 516/19А 97,0 67,6 196,4 128,8 149,4 68,4 99,4 31,8
3.1.2 СТ-2 215 128/10А-2А 97,0 67,7 196,5 128,8 148,2 69,2 99,5 31,8
3.1.2 СТ-2 215 128/5а 97,0 67,0 196,1 129,1 149,1 68,9 99,1 32,1
3.1.2 СТ-2 215 #888 97,9 64,1 194,6 130,5 147,8 68,0 96,8 32,7
3.1.2 СТ-2 215 #923 97,7 64,3 194,7 130,4 148,3 67,8 97,0 32,8
3.1.2 СТ-2 250 516А/15 97,0 68,0 196,6 128,7 149,6 68,4 99,6 31,7
3.1.2 СТ-2 215 128/3А-2 97,0 64,0 194,5 130,6 149,3 69,4 97,5 33,6
3.1.2 СТ-2 215 #859 97,0 57,8 191,4 133,6 148,9 69,5 94,4 36,6
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3.1.2 СТ-2 215 128/8В 96,3 67,0 196,1 129,1 149,2 69,0 99,9 32,8
3.1.2 СТ-2 215 128/4А-1 97,0 66,7 196,0 129,3 149,2 69,2 99,0 32,3
3.1.2 СТ-2 215 129/7-СМ 99,6 64,5 194,8 130,3 148,2 68,9 95,2 30,7
3.1.2 СТ-2 215 128/10А-8 97,0 68,0 196,6 128,6 149,5 69,1 99,6 31,6
3.1.2 СТ-2 215 128/3А-7 97,0 57,8 191,4 133,6 148,9 69,5 94,4 36,6
3.1.2 СТ-2 215 128/7А 97,0 67,0 196,1 129,1 148,8 69,1 99,1 32,1
3.1.2 СТ-2 250 516/26 99,4 67,4 196,3 128,9 149,2 68,4 96,9 29,6
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3АТП 99,6 64,4 194,8 130,4 148,6 68,4 95,1 30,8
3.1.2 СТ-2 250 516/27 99,6 67,3 196,3 129,0 149,1 68,4 96,7 29,4
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А-3 98,7 64,1 194,6 130,5 148,1 68,4 95,9 31,9
3.1.2 СТ-2 250 516/20-3 98,0 65,0 195,1 130,1 149,0 68,8 97,1 32,1
3.1.2 СТ-2 250 516/20-1 98,0 65,9 195,6 129,6 149,2 68,7 97,6 31,6
3.1.2 СТ-2 250 516/25 99,1 67,4 196,3 128,9 149,2 68,5 97,2 29,8
3.1.2 СТ-2 215 129/4Б 99,8 67,3 196,3 129,0 149,2 68,4 96,5 29,1
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А-6 97,9 64,1 194,6 130,5 147,7 68,1 96,7 32,6
3.1.2 СТ-2 250 516/17-2 97,5 64,2 194,7 130,5 149,2 69,6 97,2 33,0
3.1.2 СТ-2 215 129/3-1 98,9 66,8 196,0 129,2 149,3 69,5 97,2 30,3
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А-5 99,0 64,1 194,6 130,5 147,1 68,3 95,6 31,5
3.1.2 СТ-2 250 516/17-1 97,1 66,7 196,0 129,3 149,3 69,6 98,9 32,2
3.1.2 СТ-2 250 516/20-4 98,0 64,8 195,0 130,2 148,9 67,6 97,0 32,2
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3 99,3 64,2 194,7 130,5 148,6 69,3 95,4 31,2
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А-7 97,7 64,2 194,6 130,5 147,8 68,0 96,9 32,8
3.1.2 СТ-2 250 516/20 97,3 67,6 196,4 128,8 149,4 68,4 99,2 31,5
3.1.2 СТ-2 215 129/4а-2 99,8 66,7 196,0 129,3 148,9 69,4 96,2 29,4
3.1.2 СТ-2 215 129/4а-1 99,3 66,9 196,1 129,1 149,2 69,3 96,7 29,8
3.1.2 СТ-2 215 129/7-4 99,0 64,1 194,6 130,5 148,5 69,3 95,6 31,5
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А41 99,0 64,0 194,6 130,6 147,3 67,8 95,5 31,6
3.1.2 СТ-2 250 516/21 98,0 67,6 196,4 128,8 149,3 68,4 98,4 30,8
3.1.2 СТ-2 215 129/3А 98,0 67,4 196,3 128,9 149,5 68,4 98,3 30,9
3.1.2 СТ-2 250 ВБКОНСТ61 99,5 60,2 192,6 132,4 149,2 69,3 93,2 32,9
3.1.2 СТ-2 215 129/7-3А44 100,7 61,6 193,3 131,7 146,3 68,2 92,6 31,1
3.1.2 СТ-2 250 516/10-4 98,0 62,3 193,7 131,4 149,3 69,0 95,7 33,4
3.1.2 СТ-2 250 516/8-1 97,0 68,2 196,8 128,5 149,6 68,7 99,8 31,5
3.1.2 СТ-2 250 516/8-2 97,0 68,2 196,8 128,5 149,4 66,8 99,8 31,5
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-1 97,0 66,7 196,0 129,3 148,7 68,7 99,0 32,3
3.1.2 СТ-2 215 #925 103,2 66,7 196,0 129,3 148,9 67,9 92,8 26,1
3.1.2 СТ-2 215 129/4Б-1А 101,0 66,8 196,0 129,2 149,0 68,8 95,0 28,2
3.1.2 СТ-2 215 129/12-4а 116,3 66,6 195,9 129,3 147,8 67,7 79,6 13,0
3.1.2 СТ-2 215 129/17 105,9 65,2 195,2 130,0 148,5 68,6 89,2 24,1
3.1.2 СТ-2 215 129/5Б 100,7 67,0 196,1 129,1 149,1 68,3 95,5 28,5
3.1.2 СТ-2 215 129/16 107,8 65,9 195,5 129,7 148,6 68,6 87,8 21,9
3.1.2 СТ-2 215 129/15 107,1 66,2 195,7 129,5 148,7 68,6 88,6 22,4
3.1.2 СТ-2 215 #898 101,7 66,2 195,7 129,5 148,7 69,0 94,0 27,8
3.1.2 СТ-2 215 129/14 106,7 66,3 195,8 129,4 148,7 68,6 89,1 22,7
3.1.2 СТ-2 215 #897 102,0 66,2 195,7 129,5 148,4 69,2 93,7 27,5
3.1.2 СТ-2 215 129/20-2 105,5 63,3 194,2 130,9 148,0 69,1 88,7 25,4
3.1.2 СТ-2 215 129/4Б-3 101,8 66,4 195,8 129,4 148,8 68,8 94,0 27,6
3.1.2 СТ-2 215 129/7-1б 101,9 66,2 195,7 129,5 148,6 69,1 93,8 27,7
3.1.2 СТ-2 215 129/12-2 110,1 66,7 195,9 129,3 148,5 67,4 85,9 19,2
3.1.2 СТ-2 215 129/4Б-2 101,1 66,6 195,9 129,3 148,9 68,8 94,8 28,2
3.1.2 СТ-2 215 129/7-1А 101,2 65,6 195,4 129,8 149,0 68,6 94,2 28,6
3.1.2 СТ-2 215 129/13 106,5 66,5 195,8 129,4 148,7 68,6 89,4 22,9
3.1.2 СТ-2 215 129/10 103,9 66,7 196,0 129,3 148,6 67,0 92,1 25,4
3.1.2 СТ-2 215 140/10А 101,7 66,1 195,7 129,5 148,7 68,9 94,0 27,9
3.1.2 СТ-2 215 129/12-3Б 115,3 66,6 195,9 129,3 147,9 67,6 80,6 14,0
3.1.2 СТ-2 215 #794 106,1 63,2 194,2 130,9 148,2 68,7 88,1 24,8
3.1.2 СТ-2 215 129/7-2б 102,0 66,2 195,7 129,5 148,3 69,2 93,7 27,5
3.1.2 СТ-2 215 140/12А 102,0 66,4 195,8 129,4 148,8 68,8 93,8 27,5
3.1.2 СТ-2 215 129/4Б-1 101,0 66,9 196,1 129,2 149,0 68,7 95,1 28,2
3.1.2 СТ-2 215 129/12-3 114,0 66,6 195,9 129,3 148,1 67,6 81,9 15,3
3.1.2 СТ-2 215 129/12 106,2 66,7 196,0 129,3 148,7 68,0 89,8 23,1
3.1.2 СТ-2 215 #809 101,2 66,8 196,0 129,2 149,0 69,4 94,8 28,0
3.1.2 СТ-2 215 129/12-3А 114,8 66,6 195,9 129,3 148,0 67,6 81,1 14,5
3.1.2 СТ-2 215 129/6 101,0 66,9 196,1 129,2 149,1 68,3 95,1 28,2
3.1.2 СТ-2 215 158/4 106,7 62,9 194,0 131,1 148,1 68,7 87,3 24,3
3.1.2 СТ-2 215 129/7 101,5 66,8 196,0 129,2 149,1 68,2 94,5 27,7
3.1.2 СТ-2 215 158/5 106,7 63,0 194,1 131,1 148,1 68,7 87,4 24,4
3.1.2 СТ-2 215 129/12-5 117,8 66,6 195,9 129,3 147,8 67,7 78,1 11,6
3.1.2 СТ-2 215 129/12-14 127,0 66,3 195,7 129,5 146,1 67,2 68,7 2,5
3.1.2 СТ-2 215 129/12-8 121,2 66,4 195,8 129,4 147,1 66,7 74,6 8,2
3.1.2 СТ-2 215 129/12-15 126,2 66,3 195,7 129,5 145,9 67,2 69,5 3,2
3.1.2 СТ-2 215 129/12-12 124,0 66,3 195,8 129,5 146,4 67,0 71,8 5,5
3.1.2 СТ-2 215 129/12-7 120,4 66,5 195,8 129,4 147,5 66,5 75,5 9,0
3.1.2 СТ-2 215 129/12-17 126,2 66,2 195,7 129,5 145,6 67,4 69,5 3,3
3.1.2 СТ-2 215 129/12-11 122,8 66,4 195,8 129,4 146,8 66,9 73,0 6,6
3.1.2 СТ-2 215 129/12-16 125,5 66,2 195,7 129,5 145,8 67,3 70,3 4,0
3.1.2 СТ-2 215 129/12-ШП3 134,2 42,2 195,2 153,0 145,2 67,5 61,0 18,8
3.1.2 СТ-2 250 519 97,3 71,2 198,3 127,1 149,8 68,8 101,0 29,8
3.1.2 СТ-2 250 520 97,2 70,6 198,0 127,4 149,7 68,8 100,8 30,2
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-12 97,0 62,9 194,0 131,1 147,8 68,9 97,0 34,1
3.1.2 СТ-2 215 116 97,1 69,7 197,5 127,8 147,8 67,2 100,4 30,7
3.1.2 СТ-2 215 ШП 99,9 69,8 197,6 127,8 148,9 67,4 97,7 27,9
3.1.2 СТ-2 215 115А 97,8 69,7 197,5 127,8 147,5 67,3 99,8 30,0
3.1.2 СТ-2 215 108/13-2 98,0 69,5 197,4 127,9 145,0 66,5 99,4 29,9
3.1.2 СТ-2 215 108/13-1 97,5 69,7 197,5 127,8 146,1 66,0 100,0 30,3
3.1.2 СТ-2 215 117/1а 97,1 69,7 197,5 127,8 147,4 66,1 100,5 30,7
3.1.2 СТ-2 215 108/13-3 98,0 69,4 197,3 128,0 143,8 67,0 99,3 30,0
3.1.2 СТ-2 215 108/13 97,3 69,7 197,5 127,8 146,5 65,9 100,2 30,5
3.1.2 СТ-2 215 119 98,0 69,8 197,5 127,8 148,6 67,5 99,5 29,8
3.1.2 СТ-2 215 121/10А 100,4 67,6 196,4 128,8 148,8 68,3 96,0 28,4
3.1.2 СТ-2 215 121/11А-1А 100,0 67,6 196,4 128,8 148,0 67,8 96,4 28,8
3.1.2 СТ-2 215 #719 100,1 67,6 196,4 128,8 148,5 67,6 96,3 28,7
3.1.2 СТ-2 250 528 99,3 67,4 196,3 128,9 149,4 68,9 97,0 29,7
3.1.2 СТ-2 215 132А 98,4 67,6 196,4 128,8 149,4 69,1 98,1 30,5
3.1.2 СТ-2 215 121/7Б 99,0 68,5 196,9 128,4 149,2 68,6 97,9 29,4
3.1.2 СТ-2 250 522 97,3 69,7 197,5 127,8 149,7 68,8 100,2 30,5

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1695



3.1.2 СТ-2 215 121/1А 98,3 69,9 197,6 127,7 149,6 68,6 99,3 29,4
3.1.2 СТ-2 250 521 97,0 70,0 197,7 127,7 149,7 68,8 100,7 30,7
3.1.2 СТ-2 215 121/9а-1 99,8 67,2 196,2 129,0 148,9 69,5 96,4 29,2
3.1.2 СТ-2 215 121/9В 100,1 67,8 196,5 128,7 149,0 68,2 96,5 28,7
3.1.2 СТ-2 250 524 99,0 68,9 197,1 128,2 149,6 68,8 98,1 29,2
3.1.2 СТ-2 215 130/1 97,1 67,4 196,3 128,9 149,4 69,4 99,2 31,8
3.1.2 СТ-2 215 128/1А 97,5 67,8 196,5 128,7 149,6 69,3 99,0 31,2
3.1.2 СТ-2 215 121/6А 99,0 68,9 197,1 128,2 149,3 68,5 98,1 29,2
3.1.2 СТ-2 215 133 99,7 67,4 196,3 128,9 149,2 69,2 96,6 29,2
3.1.2 СТ-2 215 129/3-2 100,0 65,5 195,3 129,8 149,1 69,6 95,3 29,8
3.1.2 СТ-2 250 527 98,7 67,7 196,5 128,8 149,5 68,8 97,8 30,0
3.1.2 СТ-2 215 129 97,0 68,1 196,7 128,6 149,6 69,0 99,7 31,6
3.1.2 СТ-2 215 129/1б-1 98,5 66,5 195,9 129,3 149,1 69,6 97,4 30,9
3.1.2 СТ-2 215 127 97,0 68,6 196,9 128,4 149,7 69,1 99,9 31,4
3.1.2 СТ-2 215 130/1А 97,0 66,8 196,0 129,2 149,2 69,5 99,0 32,2
3.1.2 СТ-2 215 132 98,3 67,6 196,4 128,8 149,4 69,1 98,1 30,5
3.1.2 СТ-2 215 121/8а-1 99,0 67,8 196,5 128,8 148,8 69,4 97,5 29,7
3.1.2 СТ-2 215 122 97,9 69,9 197,6 127,7 149,6 67,8 99,7 29,8
3.1.2 СТ-2 215 131 98,0 67,8 196,5 128,7 149,5 69,1 98,6 30,8
3.1.2 СТ-2 250 526А 98,3 67,9 196,6 128,7 149,5 68,9 98,3 30,4
3.1.2 СТ-2 215 134/1 101,0 66,1 195,7 129,6 149,0 69,5 94,7 28,6
3.1.2 СТ-2 215 ШО 101,5 69,9 197,6 127,7 149,5 67,1 96,1 26,2
3.1.2 СТ-2 215 129/1 97,0 67,9 196,6 128,7 149,6 68,9 99,6 31,7
3.1.2 СТ-2 215 134 100,0 67,4 196,3 128,9 149,2 69,2 96,3 28,9
3.1.2 СТ-2 250 525 98,0 68,5 196,9 128,4 149,5 68,8 98,9 30,4
3.1.2 СТ-2 250 526 97,5 68,3 196,8 128,5 149,5 68,8 99,3 31,0
3.1.2 СТ-2 215 115/1а 98,5 69,7 197,5 127,8 145,1 67,2 99,0 29,3
3.1.2 СТ-2 215 115ВЫХ 97,6 69,7 197,5 127,8 146,8 66,5 99,9 30,2
3.1.2 СТ-2 215 НС-11 98,2 69,7 197,5 127,8 145,9 66,9 99,3 29,6
3.1.2 СТ-2 215 ш.п. 99,5 66,1 195,7 129,5 148,3 69,1 96,1 30,0
3.1.2 СТ-2 250 530Б 98,0 66,3 195,8 129,4 149,1 68,7 97,8 31,4
3.1.2 СТ-2 215 140А 100,5 66,6 195,9 129,3 149,2 68,9 95,4 28,8
3.1.2 СТ-2 215 139А 100,2 66,7 196,0 129,3 149,2 68,9 95,8 29,1
3.1.2 СТ-2 215 147/2ШП 98,4 65,3 195,2 129,9 148,6 69,3 96,8 31,5
3.1.2 СТ-2 215 #768 105,5 61,9 193,5 131,6 147,8 68,3 88,0 26,1
3.1.2 СТ-2 215 ш.о 99,4 66,1 195,7 129,6 148,2 69,2 96,3 30,2
3.1.2 СТ-2 250 #833 99,0 66,5 195,9 129,4 149,1 69,6 96,9 30,4
3.1.2 СТ-2 215 #736 98,9 65,4 195,3 129,9 148,9 69,2 96,4 31,0
3.1.2 СТ-2 250 530А 98,2 66,4 195,8 129,4 149,1 68,7 97,6 31,2
3.1.2 СТ-2 215 #821 102,7 65,9 195,5 129,7 147,8 68,7 92,8 26,9
3.1.2 СТ-2 215 146 98,2 65,8 195,5 129,7 149,0 68,7 97,3 31,5
3.1.2 СТ-2 215 #819 103,4 65,9 195,6 129,6 147,8 68,8 92,2 26,2
3.1.2 СТ-2 215 154/1СМ 108,0 60,9 193,0 132,1 147,9 68,9 85,0 24,1
3.1.2 СТ-2 215 #753 101,8 63,5 194,3 130,8 148,8 68,5 92,5 29,0
3.1.2 СТ-2 215 147/1 98,7 65,4 195,3 129,9 148,8 69,3 96,6 31,2
3.1.2 СТ-2 215 142/1 100,0 65,7 195,4 129,8 148,5 69,3 95,4 29,8
3.1.2 СТ-2 215 158 105,2 61,9 193,5 131,6 147,3 68,7 88,2 26,4
3.1.2 СТ-2 250 529 100,0 66,8 196,0 129,2 149,2 68,8 96,0 29,2
3.1.2 СТ-2 215 139 100,0 66,8 196,0 129,2 149,2 68,9 96,0 29,2
3.1.2 СТ-2 215 156 105,0 61,9 193,5 131,6 147,4 68,5 88,5 26,6
3.1.2 СТ-2 215 140/5А 102,6 65,9 195,5 129,7 147,9 68,7 92,9 27,0
3.1.2 СТ-2 215 138/2 99,3 64,8 195,0 130,2 149,2 69,6 95,7 30,9
3.1.2 СТ-2 215 140/2А 101,1 66,0 195,6 129,6 148,7 68,9 94,5 28,5
3.1.2 СТ-2 215 527/3а 99,5 65,0 195,1 130,1 149,3 69,6 95,6 30,6
3.1.2 СТ-2 215 148 99,7 65,2 195,2 130,0 148,9 68,7 95,5 30,3
3.1.2 СТ-2 215 140/6А 103,2 65,9 195,5 129,7 147,6 68,8 92,3 26,4
3.1.2 СТ-2 215 148Б 100,7 64,5 194,8 130,3 148,9 68,5 94,1 29,7
3.1.2 СТ-2 215 137 100,0 67,2 196,2 129,0 149,3 68,8 96,2 29,0
3.1.2 СТ-2 215 158/1А 105,2 61,9 193,5 131,6 147,6 68,6 88,2 26,4
3.1.2 СТ-2 215 148а/1а 100,0 64,9 195,0 130,1 148,8 68,9 95,0 30,1
3.1.2 СТ-2 215 140/8А 101,9 66,0 195,6 129,6 148,3 68,6 93,7 27,7
3.1.2 СТ-2 215 140/7А 101,9 66,0 195,6 129,6 148,1 68,6 93,7 27,7
3.1.2 СТ-2 215 154 106,1 61,9 193,5 131,6 148,1 68,7 87,4 25,5
3.1.2 СТ-2 215 148А 100,0 65,1 195,1 130,0 148,9 68,7 95,2 30,1
3.1.2 СТ-2 215 140/6А-1 103,4 65,9 195,5 129,7 15,5 12,4 92,2 26,3
3.1.2 СТ-2 215 148А/2 99,5 64,5 194,8 130,3 148,7 68,9 95,4 30,9
3.1.2 СТ-2 215 #734 98,0 66,0 195,6 129,6 148,7 69,4 97,6 31,6
3.1.2 СТ-2 215 #732 98,0 66,0 195,6 129,6 148,8 69,4 97,6 31,6
3.1.2 СТ-2 215 145 98,0 66,1 195,7 129,6 149,0 68,8 97,7 31,6
3.1.2 СТ-2 215 #464 98,0 66,1 195,7 129,6 148,9 69,0 97,7 31,6
3.1.2 СТ-2 250 531 98,0 66,2 195,7 129,5 149,1 68,8 97,7 31,5
3.1.2 СТ-2 215 153 107,0 62,6 193,9 131,2 148,4 68,5 86,9 24,2
3.1.2 СТ-2 215 149/4 103,7 62,5 193,8 131,3 148,1 67,7 90,1 27,6
3.1.2 СТ-2 215 149/2 103,8 62,8 194,0 131,1 148,5 67,5 90,1 27,3
3.1.2 СТ-2 215 149/2Б 104,2 62,7 193,9 131,2 148,3 67,5 89,7 26,9
3.1.2 СТ-2 215 151 106,0 62,8 194,0 131,1 148,6 68,5 88,0 25,1
3.1.2 СТ-2 215 149/3 104,8 62,6 193,8 131,2 148,2 67,6 89,0 26,4
3.1.2 СТ-2 215 149 102,0 63,1 194,1 131,0 148,8 68,5 92,1 29,0
3.1.2 СТ-2 215 153А/2 108,6 62,6 193,9 131,2 148,3 68,7 85,3 22,7
3.1.2 СТ-2 215 148А/2А 98,0 64,4 194,8 130,4 148,6 69,0 96,8 32,3
3.1.2 СТ-2 215 149/13 106,8 59,9 192,4 132,6 146,5 68,3 85,7 25,8
3.1.2 СТ-2 215 #762 111,8 60,1 192,6 132,4 146,9 68,2 80,8 20,7
3.1.2 СТ-2 215 #745 100,0 64,1 194,6 130,5 147,9 68,7 94,6 30,5
3.1.2 СТ-2 215 #744 99,1 64,2 194,7 130,5 148,0 68,7 95,5 31,4
3.1.2 СТ-2 215 #760 106,0 60,3 192,7 132,3 147,1 68,1 86,7 26,3
3.1.2 СТ-2 215 149/7 105,3 61,5 193,3 131,8 147,4 67,9 88,0 26,4
3.1.2 СТ-2 250 250325 97,3 68,2 196,7 128,5 147,9 67,4 99,4 31,2
3.1.2 СТ-2 215 128/4А-2 97,0 66,2 195,7 129,5 149,0 69,3 98,7 32,5
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б 97,0 67,0 196,1 129,1 148,9 69,1 99,1 32,1
3.1.2 СТ-2 215 128/9А 96,0 67,0 196,1 129,1 149,3 69,0 100,1 33,1
3.1.2 СТ-2 215 128/15А 97,0 70,3 197,8 127,5 149,7 69,1 100,8 30,5
3.1.2 СТ-2 215 250638 96,5 68,2 196,7 128,5 149,3 69,0 100,2 32,0
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-4 96,6 65,7 195,4 129,8 148,5 68,8 98,8 33,1
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-8 97,0 63,8 194,5 130,7 148,1 68,8 97,5 33,7
3.1.2 СТ-2 215 #201 97,0 68,0 196,6 128,7 148,6 69,3 99,6 31,7
3.1.2 СТ-2 215 #256 96,3 68,3 196,8 128,5 149,5 68,9 100,5 32,2
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3.1.2 СТ-2 215 128/13А 96,2 68,7 197,0 128,3 149,6 69,1 100,8 32,0
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-7 97,0 64,1 194,6 130,5 148,2 68,8 97,6 33,5
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-11 97,0 63,2 194,2 131,0 147,9 68,9 97,2 34,0
3.1.2 СТ-2 215 25 96,8 68,2 196,7 128,6 149,2 69,1 99,9 31,8
3.1.2 СТ-2 215 128/12А 96,2 68,5 196,9 128,4 149,6 68,9 100,7 32,2
3.1.2 СТ-2 215 128/8А 96,9 67,0 196,1 129,1 149,1 69,1 99,2 32,2
3.1.2 СТ-2 215 128/7Б-4А 97,0 65,2 195,2 130,0 148,4 68,8 98,2 33,0
3.1.2 СТ-2 Вузол158 97,0 67,8 196,5 128,7 149,1 69,3 99,5 31,7
3.1.2 СТ-2 Вузол160 108,0 82,6 204,2 121,6 148,0 67,9 96,2 13,6
3.1.2 СТ-2 Вузол161 108,0 82,5 204,1 121,7 147,0 68,5 96,1 13,7
3.1.2 СТ-2 220 219 102,2 83,0 204,4 121,4 148,1 68,1 102,2 19,2
3.1.2 СТ-2 220 222/2 103,0 82,7 204,2 121,6 147,5 67,9 101,2 18,6
3.1.2 СТ-2 220 222/6 103,0 82,6 204,2 121,6 146,3 66,9 101,2 18,6
3.1.2 СТ-2 220 229 105,0 51,8 188,3 136,4 139,2 64,6 83,3 31,5
3.1.2 СТ-2 220 220007 101,4 80,5 203,1 122,6 147,7 68,9 101,7 21,2
3.1.2 СТ-2 220 220204 103,6 77,5 201,6 124,0 147,1 68,6 97,9 20,4
3.1.2 СТ-2 263 СЭВС-32 107,5 57,3 191,1 133,8 147,2 68,7 83,6 26,3
3.1.2 СТ-2 220 222/1 102,6 82,7 204,2 121,5 147,6 67,8 101,7 19,0
3.1.2 СТ-2 220 222/5 103,1 82,6 204,2 121,6 147,2 67,7 101,1 18,5
3.1.2 СТ-2 220 237 110,8 51,9 188,3 136,4 147,7 67,9 77,5 25,6
3.1.2 СТ-2 220 220194,385 109,0 51,7 188,2 136,5 147,6 68,9 79,2 27,5
3.1.2 СТ-2 220 240 106,7 53,1 188,9 135,8 147,8 67,9 82,2 29,1
3.1.2 СТ-2 220 236/5 120,3 51,7 188,2 136,5 147,2 68,2 67,9 16,2
3.1.2 СТ-2 220 236/2 114,2 51,7 188,2 136,5 147,5 68,2 74,0 22,2
3.1.2 СТ-2 263 629/14 107,0 61,8 193,4 131,6 147,9 68,6 86,4 24,6
3.1.2 СТ-2 263 260088, 93 108,0 60,9 193,0 132,1 147,7 68,9 85,0 24,1
3.1.2 СТ-2 220 220193 107,3 52,6 188,6 136,1 147,8 68,0 81,3 28,7
3.1.2 СТ-2 220 239 109,4 52,0 188,3 136,4 147,7 68,0 78,9 26,9
3.1.2 СТ-2 220 БН зах 2 120,2 48,7 186,6 138,0 146,0 68,1 66,4 17,7
3.1.2 СТ-2 220 236/4 118,6 51,7 188,2 136,5 147,3 68,2 69,6 17,9
3.1.2 СТ-2 220 236 111,0 51,8 188,3 136,4 147,6 67,9 77,3 25,4
3.1.2 СТ-2 220 #97 114,0 50,9 187,8 136,9 147,1 68,6 73,8 22,9
3.1.2 СТ-2 220 238 110,3 51,9 188,3 136,4 147,7 67,9 78,0 26,1
3.1.2 СТ-2 220 236/3 115,6 51,7 188,2 136,5 147,4 68,2 72,6 20,9
3.1.2 СТ-2 220 236/6БЗАХ7 126,0 49,9 187,3 137,3 146,1 68,1 61,3 11,3
3.1.2 СТ-2 220 235 110,4 51,8 188,3 136,4 147,2 65,9 77,9 26,1
3.1.2 СТ-2 220 210/ШП2 99,0 76,8 201,2 124,4 149,2 67,9 102,2 25,4
3.1.2 СТ-2 220 210/УТ-2 99,0 76,1 200,8 124,7 149,2 68,0 101,8 25,7
3.1.2 СТ-2 220 210/УТ-3 99,0 75,8 200,6 124,9 149,1 68,0 101,6 25,9
3.1.2 СТ-2 220 241 106,3 53,6 189,2 135,6 147,8 68,0 82,9 29,3
3.1.2 СТ-2 220 220198,254 105,9 53,4 189,1 135,7 147,8 68,9 83,2 29,8
3.1.2 СТ-2 220 210/15-2 102,7 71,1 198,2 127,1 146,5 60,5 95,5 24,4
3.1.2 СТ-2 220 245 104,7 56,5 190,7 134,2 147,7 68,0 86,0 29,4
3.1.2 СТ-2 220 244 105,0 56,3 190,5 134,3 147,7 68,0 85,6 29,3
3.1.2 СТ-2 220 242 105,6 54,1 189,4 135,3 147,9 68,1 83,8 29,7
3.1.2 СТ-2 220 242А/5 104,1 57,8 191,3 133,5 148,3 68,2 87,3 29,5
3.1.2 СТ-2 220 210/15-4 102,0 71,1 198,2 127,1 144,1 61,5 96,2 25,1
3.1.2 СТ-2 220 243 105,0 54,3 189,5 135,2 147,6 68,0 84,6 30,3
3.1.2 СТ-2 220 246 104,7 56,9 190,9 134,0 147,8 68,0 86,2 29,3
3.1.2 СТ-2 220 242А/4 104,2 57,5 191,2 133,7 148,2 68,2 87,0 29,5
3.1.2 СТ-2 220 220200,240 104,8 54,3 189,5 135,2 146,7 68,4 84,7 30,4
3.1.2 СТ-2 220 #29 106,3 53,7 189,2 135,5 147,8 68,9 82,9 29,2
3.1.2 СТ-2 220 210/17 105,4 69,7 197,5 127,8 148,6 68,1 92,1 22,3
3.1.2 СТ-2 220 220109 97,9 72,7 199,0 126,4 143,0 66,6 101,2 28,5
3.1.2 СТ-2 220 2П3 98,0 72,8 199,1 126,3 148,9 67,9 101,1 28,3
3.1.2 СТ-2 220 210/УТ-4 98,0 73,6 199,5 125,9 149,0 67,9 101,5 27,9
3.1.2 СТ-2 220 210/11 99,0 74,2 199,8 125,6 149,0 68,0 100,8 26,6
3.1.2 СТ-2 220 220111,141 98,0 73,2 199,3 126,1 148,5 69,3 101,3 28,1
3.1.2 СТ-2 220 210/16А 104,9 70,4 197,9 127,4 148,7 68,1 92,9 22,5
3.1.2 СТ-2 220 210/13А 100,2 72,4 198,9 126,5 148,9 67,9 98,6 26,3
3.1.2 СТ-2 220 220376-382 104,0 70,1 197,7 127,6 148,0 69,1 93,7 23,6
3.1.2 СТ-2 220 247 105,6 57,3 191,1 133,8 147,9 67,9 85,5 28,2
3.1.2 СТ-2 220 250/3 111,4 51,6 188,1 136,5 147,5 68,0 76,7 25,2
3.1.2 СТ-2 220 248 106,0 57,5 191,2 133,7 148,0 67,9 85,2 27,7
3.1.2 СТ-2 220 252 107,7 60,3 192,6 132,3 148,2 68,0 84,9 24,6
3.1.2 СТ-2 220 220147,148 107,5 55,2 190,0 134,8 147,6 68,8 82,5 27,3
3.1.2 СТ-2 220 250/2 108,0 53,1 188,9 135,8 147,8 67,9 80,9 27,8
3.1.2 СТ-2 220 254 108,9 61,4 193,2 131,8 148,2 68,1 84,3 23,0
3.1.2 СТ-2 220 251 107,3 58,8 191,8 133,1 148,1 68,0 84,5 25,7
3.1.2 СТ-2 220 250/4 115,5 51,4 188,1 136,6 146,9 67,4 72,6 21,1
3.1.2 СТ-2 220 250/1 107,7 55,2 190,0 134,8 147,9 68,2 82,3 27,1
3.1.2 СТ-2 220 СЫРЕЦКАЯ32 109,8 51,9 188,3 136,4 147,6 68,0 78,6 26,6
3.1.2 СТ-2 220 253 107,9 60,8 192,9 132,1 148,2 68,0 85,0 24,2
3.1.2 СТ-2 220 250СЫР30/1 108,5 53,6 189,2 135,6 147,8 68,2 80,7 27,1
3.1.2 СТ-2 220 250/5 115,4 51,3 188,0 136,7 146,7 67,5 72,6 21,3
3.1.2 СТ-2 263 СЭВС-27 110,0 78,8 202,2 123,4 145,9 68,0 92,2 13,4
3.1.2 СТ-2 263 629/17 107,7 59,2 192,1 132,9 147,9 68,6 84,5 25,2
3.1.2 СТ-2 263 СЭВС-35 107,0 57,5 191,2 133,7 147,7 68,9 84,2 26,7
3.1.2 СТ-2 263 629/13 100,8 64,1 194,6 130,5 148,0 68,5 93,8 29,8
3.1.2 СТ-2 263 БН-ИВАШК3 113,3 82,4 204,1 121,7 145,8 68,0 90,8 8,4
3.1.2 СТ-2 263 БН-1240 112,9 77,4 201,5 124,1 146,9 68,5 88,6 11,3
3.1.2 СТ-2 263 634 109,9 82,7 204,2 121,5 147,6 67,9 94,3 11,6
3.1.2 СТ-2 263 639/2 112,0 81,8 203,8 122,0 147,1 67,7 91,8 10,0
3.1.2 СТ-2 263 1211 112,0 81,8 203,8 122,0 147,0 68,5 91,8 10,0
3.1.2 СТ-2 263 638/4 110,3 82,3 204,0 121,7 147,3 68,7 93,8 11,5
3.1.2 СТ-2 263 639/4 111,4 81,2 203,5 122,3 146,9 67,7 92,1 10,9
3.1.2 СТ-2 220 260 105,6 65,6 195,4 129,8 148,4 68,1 89,8 24,2
3.1.2 СТ-2 220 255 109,5 63,2 194,1 130,9 148,3 68,1 84,6 21,4
3.1.2 СТ-2 220 258 107,0 65,1 195,1 130,0 148,4 68,1 88,1 23,0
3.1.2 СТ-2 220 256 109,0 64,0 194,6 130,5 148,3 68,1 85,6 21,5
3.1.2 СТ-2 263 629/5 98,1 76,7 201,1 124,5 148,3 68,4 103,0 26,3
3.1.2 СТ-2 263 629/4 98,0 77,1 201,3 124,3 148,3 68,4 103,3 26,2
3.1.2 СТ-2 263 623 101,0 83,2 204,5 121,3 148,5 68,0 103,5 20,3

3.1.3 РК Відрадний 4О 149-5 163,0 63,3 269,7 206,4 147,8 68,9 106,7 43,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 151 166,9 73,7 275,1 201,4 149,7 69,1 108,2 34,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 149-1 159,8 72,1 274,3 202,1 149,0 68,4 114,5 42,3
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3.1.3 РК Відрадний 4О 149-3 159,5 70,6 273,5 202,9 148,8 68,5 114,0 43,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 149-4 158,8 68,0 272,2 204,1 148,4 68,6 113,4 45,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 150А 163,5 73,4 274,9 201,5 149,7 68,9 111,5 38,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/12 172,0 73,4 274,9 201,6 147,6 68,7 103,0 29,6
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Ком1(Р 160,0 72,7 274,6 201,9 149,1 68,4 114,6 41,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 150 165,4 73,6 275,0 201,5 149,7 68,9 109,7 36,1
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Гарм51 156,3 70,5 273,5 202,9 149,2 69,5 117,2 46,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 147/3 155,1 69,5 272,9 203,4 149,1 69,6 117,8 48,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/13 171,8 73,3 274,9 201,6 147,4 68,8 103,1 29,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 149-2 159,3 71,3 273,9 202,5 148,9 68,5 114,6 43,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/8-1 162,2 69,8 273,1 203,3 148,9 69,0 110,8 41,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/8-1А 165,6 68,8 272,6 203,7 148,6 69,3 107,0 38,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/8-2-1 161,5 69,0 272,7 203,7 148,3 69,2 111,2 42,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/8-2 162,0 69,6 273,0 203,4 148,8 68,9 110,9 41,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 149А 162,0 73,2 274,8 201,6 149,7 68,9 112,8 39,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/2 166,9 71,7 274,0 202,4 149,5 69,1 107,2 35,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 147/2 158,2 71,8 274,1 202,3 149,4 69,4 115,9 44,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б 158,7 72,8 274,6 201,8 149,6 68,8 115,9 43,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 147 160,0 72,9 274,7 201,8 149,6 68,9 114,7 41,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/1А 159,6 72,7 274,6 201,9 149,5 68,7 115,0 42,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/1Б 157,6 72,4 274,4 202,0 149,5 68,7 116,9 44,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/6 167,9 70,7 273,5 202,9 149,2 68,7 105,6 34,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/1Б 162,0 72,7 274,6 201,9 149,6 69,1 112,6 39,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/7 167,2 70,5 273,4 202,9 149,2 68,7 106,3 35,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/3Б 167,9 70,9 273,6 202,8 149,3 68,9 105,7 34,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 149 161,4 73,1 274,8 201,7 149,7 68,9 113,4 40,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/3А 165,1 71,1 273,8 202,6 149,3 68,9 108,7 37,5
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Лепсе5А 172,9 67,9 272,1 204,2 148,7 69,4 99,2 31,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/4 160,3 71,2 273,8 202,6 149,3 68,7 113,5 42,3
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Лепсе3 173,8 68,7 272,5 203,8 149,0 69,2 98,7 30,0
3.1.3 РК Відрадний 4П0 тв-Борщ212 163,5 72,0 274,2 202,2 149,3 69,4 110,7 38,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/2 159,0 72,1 274,3 202,2 149,5 68,7 115,2 43,1
3.1.3 РК Відрадний 4П0 тв-Захід14 162,2 71,7 274,1 202,4 149,0 69,5 111,9 40,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/1-1 161,9 71,8 274,1 202,3 149,1 69,5 112,2 40,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 147/1 158,6 72,1 274,2 202,2 149,5 69,4 115,6 43,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 148 161,1 72,9 274,7 201,8 149,6 68,9 113,6 40,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-2 171,6 70,2 273,3 203,1 149,1 68,7 101,7 31,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/1 158,5 72,3 274,4 202,1 149,5 68,7 115,9 43,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/5 166,0 70,9 273,6 202,7 149,3 68,7 107,6 36,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/2А 167,9 71,6 274,0 202,4 149,5 69,1 106,1 34,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/1 163,9 72,2 274,3 202,1 149,6 69,1 110,5 38,2
3.1.3 РК Відрадний 4О тв146Б/3-1 159,0 71,4 273,9 202,5 149,4 68,8 114,9 43,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/1А 162,7 72,5 274,5 202,0 149,6 69,1 111,8 39,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4 172,2 70,3 273,4 203,0 149,2 68,9 101,2 30,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/3 158,1 72,0 274,2 202,2 149,4 68,7 116,1 44,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/3Б 157,0 71,6 274,0 202,4 149,4 68,8 117,0 45,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/3 164,9 71,4 273,9 202,5 149,4 68,8 109,0 37,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/7 178,0 74,6 275,6 201,0 149,3 68,5 97,6 23,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 154 171,2 75,6 276,1 200,5 149,8 69,1 105,0 29,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/2 176,1 72,7 273,3 200,6 149,1 69,0 97,2 24,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 159 174,7 77,5 277,1 199,6 149,9 69,0 102,5 25,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/5 177,9 77,3 277,1 199,7 149,5 68,7 99,2 21,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/1А 176,5 77,4 277,1 199,7 149,7 68,6 100,6 23,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 156 175,0 76,2 276,5 200,3 149,8 69,1 101,4 25,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/3 176,6 72,7 273,3 200,6 148,5 69,3 96,7 24,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/2-1Б 178,0 72,3 273,1 200,8 148,8 68,9 95,1 22,8
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Севас29 178,0 77,3 277,0 199,7 149,5 69,7 99,0 21,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/6 178,0 75,0 275,8 200,8 149,5 68,5 97,8 22,8
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Комар24 177,9 72,0 272,9 200,9 148,6 69,0 95,0 23,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 159А 174,5 77,4 277,1 199,7 149,9 69,0 102,6 25,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/2-1В 178,0 72,1 273,0 200,9 148,7 69,0 95,0 22,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/1 175,4 74,6 275,5 200,9 149,7 68,3 100,1 25,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 152 174,3 74,7 275,6 200,9 149,8 69,1 101,3 26,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/2-1А 178,0 72,4 273,1 200,7 149,0 68,9 95,1 22,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/3 175,3 74,3 275,2 200,9 149,7 68,6 99,9 25,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/4 174,6 74,0 275,0 201,0 149,6 68,6 100,4 26,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 158 173,1 76,7 276,8 200,0 149,9 69,0 103,7 27,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/3-1 176,0 74,2 275,0 200,8 149,6 68,5 99,0 24,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/3-2 177,0 73,5 274,2 200,6 149,5 68,4 97,2 23,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/1А 174,9 72,9 273,3 200,4 149,4 68,8 98,4 25,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 157 173,9 76,4 276,6 200,2 149,9 69,0 102,6 26,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/2 175,0 74,4 275,3 200,9 149,7 68,5 100,3 25,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 153 174,0 74,8 275,6 200,9 149,8 69,1 101,7 26,9
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5- 6А 181,5 72,5 273,8 201,4 147,6 68,5 92,3 19,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/2-1 176,3 79,1 277,9 198,8 149,5 68,9 101,7 22,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/2-4 177,9 79,1 277,9 198,8 148,9 69,2 99,9 20,9
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5- 6Б 181,2 72,4 273,8 201,4 147,5 68,5 92,6 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 161А 176,0 79,1 277,9 198,8 149,9 69,0 101,9 22,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/2 176,0 79,2 277,9 198,8 149,9 68,7 101,9 22,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/2-2 176,6 79,1 277,9 198,8 149,3 69,0 101,3 22,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/2А 175,2 77,7 277,2 199,5 148,9 69,5 102,0 24,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/2-5 178,1 79,1 277,9 198,8 148,8 69,2 99,8 20,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/3 176,4 78,1 277,2 199,2 149,9 68,7 100,8 22,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/2-3 177,3 79,1 277,9 198,8 149,1 69,1 100,6 21,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/4А 180,0 75,3 275,4 200,1 149,8 68,7 95,4 20,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 161 176,0 79,3 278,0 198,7 149,9 68,9 102,0 22,7
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-6 181,9 73,0 274,1 201,1 148,5 67,7 92,2 19,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/2-6 178,8 79,0 277,9 198,8 148,6 69,3 99,1 20,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/4 178,0 77,0 276,5 199,5 149,8 68,7 98,5 21,5
3.1.3 РК Відрадний 4Б тв-Кабл14 181,4 72,8 274,0 201,2 148,4 68,7 92,6 19,8
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Метр12 182,0 72,3 273,7 201,4 147,2 68,7 91,7 19,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 167/8 178,9 69,7 273,1 203,4 149,4 69,5 94,1 24,5
3.1.3 РК Відрадний 4О #137 178,9 75,3 275,7 200,4 149,5 69,7 96,7 21,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 167/9 177,2 68,9 272,6 203,8 149,2 69,6 95,4 26,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 162А 176,7 80,9 278,8 198,0 149,9 68,9 102,1 21,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 163А 179,8 84,9 280,9 196,0 150,0 68,9 101,1 16,2

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1698



3.1.3 РК Відрадний 4О 162 177,3 81,8 279,3 197,5 149,9 68,9 102,0 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 164А 179,8 85,0 280,9 196,0 150,0 68,9 101,2 16,2
3.1.3 РК Відрадний 4О ВТ-3 179,9 86,0 281,5 195,5 150,0 68,8 101,6 15,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 160 175,6 78,2 277,5 199,3 149,9 69,0 101,9 23,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 163 178,9 84,3 280,6 196,3 150,0 68,9 101,7 17,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/1 176,0 79,2 278,0 198,7 149,9 68,7 102,0 22,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 164 179,7 85,4 281,2 195,8 150,0 68,8 101,4 16,1
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-4 183,2 73,0 274,1 201,1 149,0 67,7 90,9 17,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/5 174,0 73,3 274,7 201,4 149,5 68,6 100,6 27,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/6 174,5 73,0 274,5 201,5 149,5 68,7 100,0 27,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/8 175,9 71,3 273,6 202,3 149,3 68,4 97,8 26,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/6-1 172,4 64,0 269,9 205,9 148,9 69,1 97,4 33,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/9 176,6 71,1 273,5 202,5 149,2 68,0 96,9 25,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/10 177,5 70,8 273,4 202,6 149,1 68,0 95,8 25,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/2-2 177,4 61,3 267,4 206,1 148,3 69,0 90,1 28,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/11 177,5 70,6 273,3 202,7 148,7 67,1 95,8 25,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/14 175,5 69,9 272,9 203,0 147,4 67,7 97,5 27,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/2-3 178,1 58,2 265,8 207,6 148,1 69,1 87,7 29,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/13 176,0 70,0 273,0 203,0 147,5 67,6 97,0 27,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/2А 178,1 72,7 273,3 200,6 147,5 69,3 95,2 22,5
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Вас12Б 178,9 66,6 270,1 203,6 148,7 68,9 91,3 24,7
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Вас12А 178,5 65,8 269,7 203,9 148,5 69,0 91,3 25,5
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Вас14Б 178,5 67,2 270,4 203,3 148,8 69,0 92,0 24,8
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Васил17 177,5 70,5 273,3 202,7 148,6 67,2 95,8 25,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/12 175,8 70,2 273,1 202,9 147,9 67,5 97,3 27,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/6-2 171,7 43,1 259,1 216,0 148,4 69,2 87,4 44,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/15 174,5 69,6 272,8 203,2 146,8 68,0 98,3 28,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/2-1 178,5 72,0 272,9 200,9 148,8 68,9 94,4 22,4
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Васил8Б 177,1 59,5 266,5 207,0 148,1 69,0 89,4 29,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 153/7 175,4 71,8 273,9 202,1 149,4 68,6 98,5 26,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/5 180,1 72,7 273,3 200,7 149,3 69,6 93,3 20,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/6-4-1 180,5 73,8 274,3 200,6 149,6 69,3 93,9 20,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/6 181,0 72,7 273,4 200,7 149,4 69,0 92,4 19,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/4Б 180,0 72,7 273,3 200,7 149,1 69,5 93,3 20,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/5 182,7 73,2 274,2 201,0 149,7 68,5 91,5 18,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/6А 181,9 72,5 273,3 200,8 149,2 69,1 91,4 18,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/10 186,3 69,9 271,9 202,0 148,5 69,1 85,7 15,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-3 187,0 68,8 272,0 203,1 149,1 69,3 85,0 16,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/7 183,3 71,5 272,7 201,3 149,0 69,1 89,5 18,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6 184,1 72,7 273,9 201,2 149,6 68,9 89,8 17,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/5А 180,5 72,7 273,4 200,7 149,3 68,5 92,9 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/9 185,3 70,1 272,0 201,9 148,7 69,1 86,7 16,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/8 183,9 70,3 272,1 201,9 148,8 69,2 88,2 17,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/5А 183,6 72,9 274,0 201,2 149,6 68,9 90,5 17,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/11 187,3 69,4 271,7 202,3 148,4 69,2 84,3 15,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-1 184,4 70,0 272,5 202,6 149,3 69,2 88,1 18,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-4 187,9 68,1 271,6 203,5 149,0 69,3 83,7 15,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/7 185,5 72,6 273,9 201,3 149,0 68,5 88,4 15,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/8 186,4 72,6 273,9 201,3 148,9 68,5 87,5 14,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/9 187,6 72,6 273,9 201,3 148,5 68,7 86,3 13,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-4А 188,6 70,9 273,0 202,1 149,0 69,4 84,4 13,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-7А 189,4 70,5 272,8 202,3 148,8 69,4 83,4 12,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-5 191,1 55,5 265,1 209,6 148,8 69,4 73,9 18,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-2 185,7 69,4 272,2 202,9 149,2 69,3 86,6 17,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/4Б 181,0 74,7 275,1 200,3 149,8 68,7 94,1 19,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-3А 188,6 71,1 273,1 202,0 149,0 69,3 84,5 13,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/4А 179,3 72,7 273,3 200,6 148,9 69,5 94,0 21,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-5А 189,2 70,7 272,9 202,2 148,9 69,4 83,7 13,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/4 179,1 72,7 273,3 200,6 148,9 69,5 94,2 21,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-2А 187,8 71,6 273,4 201,8 149,2 69,3 85,6 14,0
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Севас14 186,3 69,1 272,1 203,0 149,2 69,3 85,8 16,7
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Севас22 179,2 73,6 274,3 200,6 149,0 69,5 95,1 21,5
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Севас16 185,0 69,6 272,4 202,7 149,2 69,2 87,4 17,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/6-1А 185,9 72,0 273,6 201,6 149,3 69,2 87,7 15,7
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-2 183,1 73,1 274,2 201,0 149,4 67,5 91,1 18,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/4В 181,4 74,3 274,8 200,5 149,8 68,5 93,3 19,0
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-3 183,4 73,1 274,1 201,1 149,3 67,6 90,8 17,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/6-2 181,2 73,4 274,0 200,6 149,6 68,7 92,8 19,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/6-1 181,4 73,3 273,9 200,6 149,5 68,8 92,5 19,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/6-3 181,6 73,6 274,2 200,6 149,6 68,7 92,6 19,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 157/6-4 180,9 73,8 274,3 200,6 149,7 68,8 93,5 19,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/8А 164,2 70,0 273,2 203,2 149,0 69,0 109,0 39,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/17 170,0 68,2 272,3 204,0 148,3 68,8 102,2 34,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/11Б 161,0 70,0 273,2 203,2 148,9 68,6 112,2 42,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/11В 161,5 69,9 273,1 203,2 148,8 68,6 111,6 41,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/8-2Б 156,7 68,0 272,1 204,2 148,1 69,1 115,4 47,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/15 170,6 68,8 272,6 203,8 148,5 68,7 101,9 33,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/16 170,6 68,6 272,5 203,8 148,4 68,8 101,9 33,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/19 164,0 66,2 271,2 205,0 147,9 69,0 107,2 41,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/8 162,6 70,2 273,3 203,1 149,1 68,9 110,7 40,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/8-2А 157,7 68,6 272,4 203,9 148,4 69,0 114,8 46,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/18 163,2 67,2 271,8 204,5 148,1 68,9 108,5 41,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-1 163,5 69,8 273,1 203,3 148,5 68,5 109,6 39,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-4 170,8 70,0 273,2 203,2 148,9 68,8 102,4 32,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-9 169,7 69,8 273,1 203,3 148,4 68,4 103,4 33,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/10 162,3 70,1 273,2 203,1 149,0 68,7 111,0 40,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-5 170,8 70,0 273,2 203,2 148,9 68,7 102,3 32,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-6 170,4 69,9 273,2 203,2 148,9 68,8 102,8 32,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-11 164,6 69,8 273,1 203,3 148,1 68,5 108,5 38,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12 162,0 69,9 273,1 203,3 148,7 68,6 111,1 41,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-2Б 165,2 69,6 273,0 203,4 148,0 68,5 107,8 38,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/5 174,5 70,2 273,3 203,1 149,0 69,0 98,8 28,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-6 168,0 68,7 272,5 203,8 146,9 68,5 104,5 35,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-3 165,5 69,5 272,9 203,4 147,9 68,5 107,5 38,0
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Виб69 170,5 68,9 272,6 203,7 148,5 68,7 102,1 33,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/13 167,4 69,3 272,8 203,5 148,6 68,8 105,5 36,2
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3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-3 171,6 70,2 273,3 203,1 149,1 68,7 101,6 31,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/14-1 170,1 68,6 272,5 203,8 148,3 69,1 102,4 33,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/13А 170,7 69,2 272,8 203,6 148,6 68,8 102,0 32,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/14-2 169,0 65,3 270,7 205,5 148,2 69,2 101,7 36,5
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Лепсе5 176,1 70,0 273,2 203,2 148,9 69,0 97,1 27,1
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Гарм25 164,5 69,8 273,1 203,3 148,0 68,5 108,6 38,8
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-146Б/8 162,3 70,2 273,3 203,1 149,1 68,7 111,0 40,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-2 164,3 69,8 273,1 203,3 148,2 68,6 108,7 39,0
3.1.3 РК Відрадний 4О Пер Д1 174,4 70,2 273,3 203,1 149,0 69,2 98,8 28,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-8 170,2 69,9 273,1 203,2 148,8 68,8 102,9 33,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-4А 166,8 68,7 272,5 203,8 147,2 68,3 105,7 37,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/11А 161,0 70,0 273,2 203,2 148,9 68,6 112,2 42,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-1 172,9 70,3 273,3 203,1 149,2 68,7 100,4 30,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/11 161,7 70,0 273,2 203,2 148,9 68,7 111,5 41,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-4Б 166,9 68,7 272,5 203,8 147,2 68,4 105,6 36,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-4 166,0 68,8 272,5 203,8 147,5 68,2 106,5 37,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-3А 164,2 69,2 272,7 203,6 147,8 68,6 108,6 39,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-2А 165,0 69,7 273,0 203,3 148,1 68,5 108,0 38,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/7-1 169,1 69,8 273,1 203,3 148,1 69,1 104,0 34,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-3Б 166,0 68,8 272,6 203,8 147,7 68,6 106,6 37,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/12-5 167,0 68,7 272,5 203,8 147,1 68,4 105,5 36,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-10 165,5 69,8 273,1 203,3 148,2 68,5 107,6 37,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 146Б/14 171,0 69,2 272,8 203,6 148,5 68,8 101,7 32,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/4-7 170,4 69,9 273,1 203,2 148,8 68,8 102,8 32,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/6 176,9 69,1 272,7 203,6 148,7 69,1 95,8 26,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/9 174,8 67,6 271,9 204,3 148,2 69,1 97,2 29,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/8 174,4 68,2 272,2 204,1 148,3 69,0 97,9 29,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/7 174,7 68,6 272,5 203,9 148,4 69,0 97,8 29,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 148/10 175,3 67,3 271,8 204,5 148,1 69,1 96,5 29,2
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-13 181,2 72,9 274,1 201,1 142,4 66,4 92,8 19,9
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-7 181,9 73,0 274,1 201,1 147,9 64,0 92,2 19,2
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-8 180,9 72,9 274,1 201,1 145,8 64,9 93,2 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О ВТ-1 180,0 86,7 281,9 195,1 150,0 68,8 101,9 15,1
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-9 180,5 72,9 274,1 201,1 145,5 65,1 93,6 20,6
3.1.3 РК Відрадний 4О ВТ-2 179,8 86,2 281,6 195,4 150,0 68,8 101,8 15,6
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-11 180,0 72,9 274,1 201,1 144,6 65,4 94,1 21,1
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-12 180,6 72,9 274,1 201,1 143,9 65,8 93,5 20,5
3.1.3 РК Відрадний 4Б 161/5-5 183,5 73,0 274,1 201,1 148,7 67,8 90,6 17,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/8-3 188,1 72,5 273,9 201,3 147,8 69,0 85,7 13,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/10 188,9 72,6 273,9 201,3 147,9 68,8 85,0 12,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/11 189,6 72,6 273,9 201,3 147,7 68,9 84,3 11,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/8-1 187,0 72,6 273,9 201,3 148,4 68,7 86,9 14,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 161/8-2 188,0 72,5 273,9 201,3 147,9 68,9 85,8 13,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-17 175,0 71,5 274,0 202,5 144,7 66,0 99,0 27,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-13В 175,4 71,6 274,0 202,5 145,3 66,0 98,6 27,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-16 175,4 71,6 274,0 202,5 143,1 65,8 98,6 27,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-13А 176,0 71,6 274,0 202,4 146,4 65,5 98,0 26,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-22 173,3 70,6 273,5 202,9 142,3 65,8 100,2 29,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-13Б 175,9 71,6 274,0 202,4 145,5 65,9 98,1 26,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-19 174,0 71,0 273,7 202,7 143,1 65,5 99,7 28,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-20 174,4 70,9 273,7 202,8 143,0 65,6 99,3 28,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-17А 174,2 71,4 273,9 202,5 144,0 65,1 99,8 28,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-24 173,0 70,3 273,4 203,1 141,8 66,1 100,4 30,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-18 174,1 71,2 273,8 202,6 143,6 65,3 99,8 28,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-21 173,8 70,7 273,6 202,9 142,7 65,7 99,8 29,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-23 173,6 70,5 273,5 203,0 142,1 65,9 99,8 29,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-12А2 178,0 71,5 274,0 202,5 147,7 68,8 96,0 24,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-8 177,3 72,0 274,2 202,2 148,2 67,4 96,9 24,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-5-3 178,8 70,9 273,7 202,8 147,6 68,6 94,9 24,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-12А3 178,2 71,4 273,9 202,6 147,6 68,9 95,7 24,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-12А1 177,9 71,6 274,0 202,5 147,8 68,8 96,1 24,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-7 177,1 72,2 274,3 202,2 148,2 67,4 97,3 25,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-12Б 177,3 71,7 274,1 202,4 147,7 65,5 96,7 25,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-12В 177,3 71,7 274,1 202,4 147,7 65,5 96,8 25,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-5 176,0 72,4 274,5 202,0 148,4 67,5 98,4 26,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-11 177,5 71,8 274,1 202,3 148,0 67,1 96,7 24,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-5-2А 178,5 71,1 273,8 202,7 147,6 68,5 95,2 24,2
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Шеп6 177,3 72,0 274,3 202,2 148,2 67,4 97,0 24,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-6 176,8 72,2 274,4 202,1 148,3 67,3 97,5 25,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-9 177,4 72,0 274,2 202,3 148,1 67,0 96,8 24,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-10 177,5 71,9 274,2 202,3 148,1 67,0 96,8 24,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-12 177,4 71,8 274,1 202,4 147,9 67,1 96,7 24,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-12А 177,6 71,7 274,1 202,4 147,8 67,1 96,5 24,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-13 177,3 71,6 274,1 202,4 147,6 65,5 96,8 25,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-3 176,5 72,6 274,5 202,0 148,5 67,4 98,0 25,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-4 176,2 72,5 274,5 202,0 148,4 67,5 98,3 25,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-5-1 176,8 72,3 274,4 202,1 148,3 68,3 97,6 25,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-5-1А 178,1 71,3 273,9 202,6 147,8 68,5 95,8 24,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-14 176,5 71,6 274,0 202,4 146,3 64,4 97,6 26,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-5-2 178,3 71,2 273,8 202,6 147,7 68,5 95,5 24,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-2-2 177,0 72,6 274,6 201,9 148,1 68,6 97,6 24,9
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Відр95 176,9 72,6 274,6 201,9 148,6 67,4 97,7 25,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-2 176,7 72,7 274,6 201,9 148,7 67,4 97,9 25,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-2-1 177,1 72,7 274,6 201,9 148,5 68,4 97,5 24,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-2-2А 178,0 72,6 274,5 202,0 147,6 68,8 96,5 24,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-2А 176,3 72,7 274,6 201,9 148,7 67,4 98,3 25,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-2Б 176,2 72,7 274,6 201,9 148,7 67,4 98,4 25,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-2В 176,5 72,6 274,6 201,9 148,6 67,4 98,1 25,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/6 177,4 72,7 274,6 201,9 148,8 68,7 97,2 24,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/3-1 175,0 73,1 274,8 201,7 149,0 67,4 99,8 26,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/6А 176,6 72,3 274,4 202,1 148,7 68,7 97,8 25,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/4Г 178,0 72,9 274,7 201,8 149,2 67,7 96,7 23,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/8 173,9 71,7 274,1 202,4 148,1 68,7 100,2 28,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/9 172,0 68,6 272,5 203,9 147,7 68,9 100,5 31,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/3-2 176,0 73,0 274,8 201,8 148,8 67,5 98,8 25,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-1А 176,6 72,8 274,6 201,9 148,8 67,4 98,0 25,2
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3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Від28(1 178,0 72,9 274,7 201,8 148,8 67,5 96,7 23,8
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Від28(2 178,0 72,9 274,7 201,8 148,5 67,6 96,7 23,8
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Відр36Б 173,0 70,3 273,4 203,1 147,9 68,8 100,4 30,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-1 177,3 72,8 274,7 201,8 148,8 67,4 97,3 24,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/4Б 178,0 73,0 274,8 201,8 149,3 67,8 96,8 23,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/7 175,8 72,2 274,3 202,2 148,6 68,5 98,6 26,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/4В 178,0 72,9 274,7 201,8 149,3 67,9 96,7 23,8
3.1.3 РК Відрадний 4О ш п 176,3 72,7 274,6 201,9 148,7 67,4 98,3 25,6
3.1.3 РК Відрадний 4О ш о 176,6 72,6 274,6 201,9 148,6 67,4 97,9 25,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5 177,5 72,8 274,7 201,8 148,8 67,7 97,2 24,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/3-3 182,7 25,9 250,4 224,4 145,0 65,8 67,7 41,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/3 182,0 73,6 275,1 201,5 148,7 68,1 93,1 19,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/4 182,0 73,6 275,1 201,5 148,6 68,1 93,1 19,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/2 182,0 73,7 275,1 201,4 148,7 68,0 93,1 19,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/3-1 182,0 73,6 275,1 201,5 148,5 67,4 93,1 19,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/3-2 182,0 26,2 250,5 224,3 148,0 64,6 68,5 42,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/3-4 181,4 25,8 250,3 224,5 144,0 66,2 68,9 43,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-5-4 179,2 70,4 273,4 203,0 147,3 68,7 94,2 23,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/3-1А 182,0 73,3 274,9 201,6 148,3 68,8 92,9 19,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/5 179,5 73,5 275,0 201,5 147,6 68,0 95,5 22,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/2 182,0 73,6 275,0 201,5 148,3 67,5 93,0 19,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/4-1 181,0 73,2 274,9 201,7 147,2 67,7 93,9 20,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 189/1 182,0 72,9 274,7 201,8 148,5 68,6 92,7 19,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/7 177,8 73,5 275,0 201,5 146,9 68,3 97,2 23,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А 182,0 73,6 275,1 201,5 148,7 68,3 93,1 19,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/4-3 181,4 72,9 274,7 201,8 146,5 68,0 93,3 20,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/1 182,0 73,6 275,1 201,5 148,6 68,3 93,1 19,5
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Відрад8 178,6 73,5 275,0 201,5 146,7 68,4 96,4 22,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/4-4 181,1 72,8 274,6 201,9 146,1 68,2 93,6 20,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/4-2 181,3 73,0 274,8 201,7 146,8 67,9 93,5 20,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/3 181,4 73,5 275,0 201,5 148,1 67,7 93,7 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/4 180,6 73,5 275,0 201,5 147,9 67,7 94,4 20,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/9 178,9 73,5 275,0 201,5 148,3 68,5 96,2 22,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 189А/6 178,5 73,5 275,0 201,5 147,0 68,2 96,5 23,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/10 176,3 73,4 275,0 201,6 148,1 68,6 98,7 25,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/1 182,0 73,7 275,1 201,4 148,8 68,0 93,1 19,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/5 182,0 73,6 275,1 201,5 148,6 68,4 93,1 19,5
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Відр61 181,9 73,0 274,7 201,8 148,2 68,9 92,9 19,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/8 179,3 73,5 275,0 201,5 148,3 68,5 95,7 22,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/11 175,2 73,4 275,0 201,6 147,9 68,6 99,8 26,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/7 181,1 73,6 275,1 201,5 148,5 68,5 93,9 20,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А 182,0 73,8 275,2 201,4 148,8 68,1 93,2 19,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 188А/6 181,5 73,6 275,1 201,5 148,5 68,4 93,6 20,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 189 182,0 73,6 275,1 201,5 148,7 68,3 93,1 19,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 180/3 180,3 74,3 275,5 201,1 149,5 68,0 95,2 20,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 176/1 176,8 75,2 275,9 200,7 149,6 69,8 99,1 23,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 176 177,8 76,2 276,4 200,2 149,7 68,4 98,6 22,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 178 178,3 75,3 275,9 200,7 149,7 68,3 97,6 22,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 179 178,9 74,8 275,7 200,9 149,7 68,2 96,8 22,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 180/1 179,7 74,6 275,6 201,0 149,6 68,2 95,9 21,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 178А/1 179,6 72,9 274,7 201,8 149,3 69,5 95,1 22,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 180/4 181,0 74,2 275,4 201,2 149,4 68,0 94,4 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 181/2 178,3 63,4 269,8 206,4 149,5 69,6 91,5 28,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 181/3 179,4 61,6 268,9 207,3 149,1 69,6 89,5 27,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/2А 176,6 73,5 275,0 201,5 149,5 68,1 98,4 24,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 183/1А 180,4 74,1 275,3 201,2 149,3 69,5 94,9 20,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/3А 176,5 73,2 274,9 201,7 149,5 67,7 98,3 25,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/2Б 176,0 73,4 275,0 201,6 149,5 68,1 99,0 25,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 183/1 180,5 73,7 275,1 201,4 149,1 69,6 94,7 21,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/3Б 177,2 73,1 274,8 201,7 149,4 67,7 97,6 24,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 181/1 179,0 70,1 273,3 203,2 149,6 69,6 94,3 24,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 177 177,9 76,0 276,3 200,3 149,7 68,3 98,4 22,4
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Донц18А 177,5 75,0 275,8 200,8 149,5 69,7 98,3 23,3
3.1.3 РК Відрадний 4П1 тв-Донц14А 180,0 71,9 274,2 202,3 149,1 69,6 94,2 22,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/2 177,0 73,8 275,1 201,4 149,6 68,1 98,2 24,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 178А 178,8 74,9 275,7 200,8 149,7 68,3 96,9 22,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 180/2 180,0 74,5 275,5 201,1 149,6 68,2 95,5 21,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 180 179,0 74,7 275,7 200,9 149,6 68,4 96,7 21,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 181 179,1 73,9 275,2 201,3 149,6 69,6 96,1 22,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/10А 175,0 72,0 274,2 202,3 149,2 69,0 99,2 27,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/4А 178,0 73,1 274,8 201,7 149,4 67,8 96,8 23,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 183 180,2 74,4 275,5 201,1 149,4 69,4 95,3 20,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 185 180,7 74,4 275,5 201,1 149,0 69,5 94,8 20,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/4 178,0 73,1 274,8 201,7 149,4 67,7 96,8 23,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 175 178,0 77,3 277,0 199,7 149,8 68,3 99,0 21,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/11 175,0 72,2 274,3 202,1 149,3 68,9 99,3 27,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/3 176,0 73,3 274,9 201,6 149,5 68,1 98,9 25,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/13 175,9 73,1 274,8 201,7 149,5 68,9 98,9 25,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/12 175,0 72,8 274,6 201,9 149,4 68,9 99,6 26,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/1 178,2 74,4 275,5 201,1 149,6 68,1 97,3 22,9
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Лепс46 174,0 71,1 273,8 202,7 148,6 69,3 99,8 28,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/7-3 175,0 70,7 273,6 202,9 148,4 69,2 98,6 27,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/7-2 175,2 71,1 273,8 202,7 148,5 69,1 98,6 27,5
3.1.3 РК Відрадний 4П1 тв-Лепс79Г 177,6 75,5 276,0 200,6 149,6 69,8 98,4 23,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/7-4 175,0 70,5 273,5 203,0 148,4 69,2 98,5 28,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/5-3 173,4 78,7 277,7 199,0 143,4 66,8 104,4 25,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/8 175,2 71,9 274,2 202,3 148,8 69,0 99,1 27,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/5 176,0 80,5 278,6 198,1 146,7 66,9 102,6 22,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/10 175,0 72,0 274,2 202,3 149,1 69,0 99,2 27,3
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/5-2 174,3 79,2 278,0 198,8 144,3 66,4 103,7 24,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/7-1 175,2 71,8 274,1 202,3 148,7 69,1 98,9 27,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/7 175,4 71,9 274,2 202,3 148,7 69,1 98,8 26,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/5-1 175,2 79,9 278,3 198,4 145,7 65,8 103,1 23,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/9 175,0 72,0 274,2 202,3 149,0 69,0 99,2 27,3
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-170/7-5 175,0 70,3 273,4 203,0 148,3 69,2 98,4 28,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/4 176,3 80,5 278,6 198,1 147,0 66,8 102,4 21,9

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1701



3.1.3 РК Відрадний 4О 159/8 178,0 74,1 275,3 201,2 149,2 68,6 97,3 23,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 180/5 181,3 74,1 275,3 201,2 149,4 68,1 94,1 20,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/9 180,0 74,1 275,3 201,2 148,6 66,9 95,3 21,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/12 181,1 74,1 275,3 201,2 147,1 67,6 94,3 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/13А 181,1 74,1 275,3 201,3 146,2 68,0 94,3 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 171/3 179,0 77,2 276,9 199,7 149,4 69,7 97,9 20,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 189/2 182,0 71,4 273,9 202,5 148,1 68,7 91,9 20,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 189/4 182,0 70,4 273,4 203,0 147,9 68,9 91,4 21,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 189/5 182,0 69,8 273,1 203,3 147,7 68,9 91,1 21,3
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Білец5А 179,0 77,5 277,1 199,6 149,5 69,7 98,1 20,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 168А-1 179,0 73,1 274,8 201,7 148,8 69,2 95,8 22,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/8А 178,5 74,1 275,3 201,2 148,9 66,8 96,8 22,7
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Білец8 179,5 67,2 271,8 204,6 148,5 69,3 92,3 25,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 189/3 182,0 71,0 273,7 202,8 148,0 68,8 91,7 20,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/14 181,4 74,0 275,3 201,3 148,9 68,1 93,9 19,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/11 181,0 74,1 275,3 201,2 147,1 67,6 94,3 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/13 181,1 74,1 275,3 201,3 146,3 68,0 94,2 20,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 159/10 180,4 74,1 275,3 201,2 147,7 67,3 94,9 20,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 173 178,4 78,3 277,5 199,2 149,8 68,4 99,1 20,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 167/3 180,0 76,6 276,6 200,0 149,8 69,6 96,6 20,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 167/5 179,0 73,1 274,8 201,7 149,7 69,6 95,8 22,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 167/7 179,0 70,2 273,3 203,1 149,6 69,5 94,3 24,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 171/1 179,0 78,5 277,6 199,1 149,7 69,6 98,6 20,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 167/2 180,0 78,7 277,7 199,0 149,9 69,6 97,7 19,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 168А 179,0 81,0 278,9 197,9 149,8 69,1 99,9 18,9
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Білец9А 178,4 75,8 276,2 200,4 149,6 69,8 97,8 22,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 169 178,9 80,7 278,7 198,1 149,9 68,4 99,8 19,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 169/1 179,0 77,5 277,1 199,6 149,4 69,7 98,1 20,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 167/6 179,0 70,7 273,6 202,9 149,7 69,7 94,6 23,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/3 177,4 80,5 278,6 198,1 148,2 66,3 101,2 20,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/1 177,9 80,5 278,6 198,1 149,0 65,9 100,7 20,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/2 177,4 80,5 278,6 198,1 148,6 66,1 101,2 20,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 166 179,4 83,0 280,0 196,9 150,0 68,6 100,5 17,5
3.1.3 РК Відрадний 4О 171 178,9 79,2 278,0 198,8 149,8 68,5 99,0 19,9
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Страж9 179,0 78,7 277,7 199,0 149,6 69,2 98,7 20,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 166А 179,5 82,5 279,7 197,2 149,9 68,6 100,2 17,7
3.1.3 РК Відрадний 4О 170/3А 176,5 80,5 278,6 198,1 147,6 66,5 102,1 21,6
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Страж7 179,0 78,1 277,4 199,3 149,5 69,2 98,4 20,3
3.1.3 РК Відрадний 4О шп 179,0 81,0 278,9 197,9 149,9 68,5 99,9 18,9
3.1.3 РК Відрадний 4О тв-Страж5 179,0 77,4 277,0 199,6 149,5 69,2 98,0 20,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 172 178,8 78,9 277,8 198,9 149,8 68,4 99,0 20,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 167 179,1 81,5 279,2 197,7 149,9 68,6 100,1 18,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 172/1 178,7 78,2 277,5 199,2 149,8 69,8 98,8 20,6
3.1.3 РК Відрадний 4О 171/2 179,0 77,7 277,2 199,5 149,5 69,7 98,2 20,5
3.1.3 РК Відрадний 4О шо 179,0 80,7 278,8 198,0 149,9 68,4 99,8 19,0
3.1.3 РК Відрадний 4О 174 178,2 77,9 277,3 199,4 149,8 68,4 99,1 21,2
3.1.3 РК Відрадний 4О 167/1 179,4 80,4 278,6 198,2 149,9 69,6 99,2 18,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 167/4 179,7 75,6 276,1 200,5 149,8 69,6 96,4 20,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 165 179,5 84,2 280,5 196,4 150,0 68,6 101,0 16,9
3.1.3 РК Відрадний 4О 170 178,7 80,5 278,6 198,1 149,9 68,4 99,9 19,4
3.1.3 РК Відрадний 4О 168 179,0 81,3 279,1 197,7 149,9 68,5 100,1 18,7
3.1.3 РК Відрадний 4О ІТП-немає 161,8 71,2 273,8 202,6 148,9 69,5 112,0 40,9
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Кабл7 178,9 75,1 275,6 200,5 149,5 69,7 96,7 21,5
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Кабл5 178,1 76,9 276,5 199,6 149,7 69,9 98,4 21,5
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Ком22 177,1 71,7 272,7 201,1 148,2 69,2 95,7 24,0
3.1.3 РК Відрадний 4О ІТП-Вас13 175,2 69,3 272,6 203,3 146,5 68,1 97,4 28,1
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Вас14Г 178,8 67,8 270,8 203,0 148,8 68,9 92,0 24,2
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Вас23А 176,3 69,7 272,8 203,1 148,9 69,5 96,6 26,8
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Сев18 184,0 70,7 272,9 202,2 149,4 69,2 89,0 18,2
3.1.3 РК Відрадний 4О Севаст18/2 183,7 70,4 272,8 202,3 149,4 69,7 89,0 18,6
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Чумак6 184,9 72,3 273,7 201,5 149,4 69,2 88,8 16,5
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Сев12 187,2 68,7 271,9 203,2 149,1 69,3 84,7 16,0
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Метал1 163,4 69,9 273,1 203,2 148,9 69,0 109,8 39,9
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Лепс5А 173,4 68,1 272,2 204,1 148,7 69,3 98,8 30,7
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Лепсе7 176,1 68,8 272,5 203,8 148,6 69,1 96,4 27,7
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Нов97Б 174,6 71,4 273,9 202,5 144,5 67,0 99,3 27,9
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Від36А 173,2 70,9 273,7 202,8 148,0 68,7 100,5 29,6
3.1.3 РК Відрадний 4О ІТП-Зел12 181,2 25,7 250,3 224,5 143,4 66,5 69,0 43,3
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Відр59 181,1 72,3 274,4 202,1 147,9 69,0 93,4 21,0
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Відр14 182,0 73,7 275,1 201,4 148,7 68,3 93,1 19,4
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Лепс54 178,0 73,0 274,8 201,7 149,3 67,3 96,8 23,7
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Страж3 179,0 76,2 276,4 200,2 148,9 69,1 97,4 21,2
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Стра11 179,0 79,7 278,2 198,5 149,7 69,1 99,2 19,5
3.1.3 РК Відрадний 4О ЦТП-Біл16 179,0 80,6 278,7 198,1 149,8 69,5 99,7 19,1
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/3-2 176,0 73,0 274,8 201,8 148,7 67,5 98,8 25,8
3.1.3 РК Відрадний 4О 179/5-15 176,0 71,6 274,0 202,4 145,3 64,8 98,0 26,4

3.1.4 РК Нивки 4Н3 БН КОТОВ47 171,0 34,5 245,8 211,3 149,1 69,6 74,8 40,3
3.1.4 РК Нивки 4Н3 Т.ВР.309А 172,0 57,8 257,8 200,0 149,5 69,2 85,8 28,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 СТЕЦ 9 174,7 50,0 253,8 203,8 149,4 69,5 79,1 29,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 214 175,2 53,2 255,5 202,2 149,7 69,1 80,3 27,0
3.1.4 РК Нивки 4Н3 311 172,9 57,1 257,5 200,4 149,4 69,1 84,6 27,5
3.1.4 РК Нивки 4Н3 307 173,0 59,5 258,7 199,2 149,6 69,2 85,7 26,2
3.1.4 РК Нивки 4Н3 306А 173,6 60,3 259,1 198,8 149,6 69,2 85,6 25,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 СТЕЦ 11 175,1 47,1 252,3 205,2 149,2 69,6 77,2 30,2
3.1.4 РК Нивки 4Н1 131Б 181,7 25,7 241,2 215,6 147,8 68,5 59,6 33,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/16 177,4 25,7 241,3 215,5 148,5 68,3 63,9 38,1
3.1.4 РК Нивки 4Н1 131А 181,8 25,7 241,2 215,6 147,8 68,6 59,5 33,8
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/14 176,1 26,7 241,8 215,1 148,7 68,8 65,6 38,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/2-5А 172,2 41,5 249,4 207,9 149,5 68,9 77,2 35,8
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-7 170,2 36,4 246,8 210,4 149,4 68,9 76,5 40,1
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-1 176,5 33,1 245,1 211,9 149,1 68,9 68,6 35,5
3.1.4 РК Нивки 4Н1 112 181,0 57,0 257,4 200,4 149,6 66,1 76,4 19,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/5 177,1 53,8 255,7 202,0 149,4 69,4 78,7 24,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 106 179,8 59,1 258,5 199,4 149,9 69,1 78,7 19,6
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/2-3А 174,4 44,9 251,2 206,3 149,7 69,0 76,8 31,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/2-1А 178,2 49,6 253,6 204,0 149,7 69,0 75,4 25,7
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3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/1 179,8 56,7 257,3 200,6 149,8 69,1 77,5 20,8
3.1.4 РК Нивки 4Н1 108 181,0 58,0 257,9 199,9 149,8 69,1 76,9 19,0
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/4 177,6 53,8 255,8 202,0 149,6 69,3 78,2 24,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 105 179,1 59,5 258,7 199,2 149,9 69,2 79,6 20,1
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/2-1 178,2 51,5 254,6 203,1 149,8 69,1 76,4 24,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/3 178,0 53,8 255,8 202,0 149,7 69,3 77,7 23,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 107 181,8 58,5 258,2 199,7 149,9 69,1 76,4 17,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/2 178,5 53,0 255,4 202,3 149,8 69,1 76,9 23,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 104 179,0 59,8 258,9 199,1 149,9 69,2 79,9 20,1
3.1.4 РК Нивки 4Н1 101 178,0 61,8 259,9 198,1 150,0 69,2 81,9 20,1
3.1.4 РК Нивки 4Н2 206а 180,4 57,4 257,6 200,2 149,8 69,2 77,2 19,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 201/3a 180,0 54,5 256,1 201,6 149,4 69,6 76,1 21,6
3.1.4 РК Нивки 4Н3 304 179,8 61,1 259,5 198,4 149,8 69,2 79,8 18,7
3.1.4 РК Нивки 4Н3 306 174,5 60,5 259,2 198,7 149,7 69,2 84,8 24,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 203 182,0 58,9 258,4 199,5 149,9 69,1 76,4 17,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 207/6 180,6 55,0 256,4 201,4 149,4 69,5 75,8 20,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/5-2 181,0 56,3 257,0 200,8 149,2 68,5 76,1 19,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/5А 180,1 56,3 257,1 200,7 149,5 69,0 76,9 20,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/4 179,6 56,5 257,1 200,7 149,6 68,9 77,5 21,1
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/5-1 180,3 56,3 257,0 200,8 149,4 68,4 76,8 20,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/5-3 182,0 56,2 257,0 200,8 148,7 68,7 75,0 18,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/6 180,5 55,2 256,5 201,3 149,4 69,5 76,0 20,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 223/5 180,0 56,2 257,0 200,8 147,8 69,0 77,0 20,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 207/5 180,0 56,3 257,1 200,8 149,5 68,4 77,0 20,7
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/10 181,8 54,5 256,1 201,6 149,2 68,6 74,3 19,8
3.1.4 РК Нивки 4Н1 126 181,2 55,9 256,8 201,0 147,9 68,3 75,6 19,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/16ВР 179,1 51,4 254,5 203,1 148,3 69,2 75,4 24,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/15 180,0 52,0 254,8 202,9 148,5 69,1 74,8 22,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 124 182,6 55,9 256,9 200,9 148,2 68,1 74,3 18,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР125А 181,5 55,9 256,8 200,9 148,1 68,2 75,3 19,4
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/11 181,0 53,8 255,7 202,0 149,1 68,7 74,8 21,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/9 182,2 54,8 256,3 201,5 149,3 68,6 74,0 19,3
3.1.4 РК Нивки 4Н1 130 182,3 25,6 241,2 215,6 147,4 68,7 58,9 33,2
3.1.4 РК Нивки 4Н1 127 181,0 55,8 256,8 201,0 146,9 68,3 75,8 20,0
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР123А 185,0 56,0 256,9 200,9 148,5 68,0 71,9 15,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР124Б 181,8 55,9 256,9 200,9 148,1 68,2 75,1 19,1
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/12 181,0 53,1 255,4 202,3 148,9 68,8 74,4 21,3
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/13а 180,7 52,7 255,2 202,5 148,8 68,9 74,5 21,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/13 180,8 52,8 255,2 202,4 148,8 68,9 74,4 21,6
3.1.4 РК Нивки 4Н1 124А 184,0 55,9 256,9 200,9 148,3 68,1 72,9 16,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 127/1 181,8 55,7 256,7 201,0 146,6 68,4 74,9 19,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/14а 180,0 52,4 255,1 202,6 148,7 69,0 75,1 22,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/14 180,0 52,5 255,1 202,6 148,7 69,0 75,0 22,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 224 179,3 49,3 253,4 204,2 148,9 69,5 74,2 24,9
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ОЛЕКС 33 180,0 52,4 255,0 202,7 145,3 67,7 75,0 22,7
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/12ВБ 183,7 43,7 250,6 206,8 147,3 68,7 66,9 23,2
3.1.4 РК Нивки 4Н1 103 179,0 60,2 259,1 198,9 149,9 69,2 80,1 19,9
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/3 183,6 57,4 257,6 200,2 149,7 68,8 74,1 16,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/2 184,3 57,6 257,7 200,1 149,8 68,7 73,4 15,8
3.1.4 РК Нивки 4Н1 102 178,1 61,4 259,7 198,3 150,0 69,2 81,6 20,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/1 184,0 57,8 257,8 200,0 149,8 68,8 73,8 16,1
3.1.4 РК Нивки 4Н2 207 180,1 57,3 257,6 200,3 149,8 69,3 77,5 20,2
3.1.4 РК Нивки 4Н3 305А 175,5 60,6 259,3 198,7 149,7 69,2 83,8 23,1
3.1.4 РК Нивки 4Н2 210 178,1 55,6 256,7 201,1 149,8 69,2 78,6 23,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 209 179,4 56,2 257,0 200,8 149,8 69,2 77,6 21,4
3.1.4 РК Нивки 4Н2 201/1А 179,0 58,7 258,3 199,6 149,8 69,4 79,3 20,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 213 176,0 53,6 255,7 202,0 149,7 69,2 79,7 26,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 208 180,0 56,9 257,4 200,5 149,8 69,1 77,4 20,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 206 180,8 57,6 257,7 200,1 149,8 69,2 76,9 19,3
3.1.4 РК Нивки 4Н3 307Б 172,6 58,4 258,2 199,7 149,6 69,2 85,6 27,1
3.1.4 РК Нивки 4Н3 308А/3 172,0 51,5 254,6 203,1 149,5 69,4 82,6 31,1
3.1.4 РК Нивки 4Н3 308А/1 172,9 57,3 257,6 200,3 149,5 69,4 84,7 27,4
3.1.4 РК Нивки 4Н3 308А/2 172,8 56,8 257,3 200,5 149,5 69,4 84,5 27,7
3.1.4 РК Нивки 4Н3 Т.ВР.311Б 172,8 57,3 257,5 200,3 149,4 69,2 84,7 27,5
3.1.4 РК Нивки 4Н3 306 (ШО) 173,6 60,3 259,1 198,8 149,6 69,3 85,5 25,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 216/1 174,5 51,6 254,6 203,0 149,5 69,5 80,1 28,5
3.1.4 РК Нивки 4Н3 312 172,0 56,7 257,3 200,6 149,4 69,2 85,3 28,6
3.1.4 РК Нивки 4Н3 309 172,0 57,7 257,8 200,1 149,5 69,2 85,8 28,1
3.1.4 РК Нивки 4Н3 307А 172,7 58,8 258,4 199,5 149,6 69,2 85,6 26,8
3.1.4 РК Нивки 4Н3 Т.ВР.312А 172,7 57,0 257,4 200,4 149,4 69,2 84,7 27,7
3.1.4 РК Нивки 4Н3 308А 172,6 58,3 258,1 199,8 149,6 69,2 85,5 27,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 215 174,8 52,8 255,2 202,4 149,6 69,1 80,4 27,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 222 180,0 49,5 253,5 204,0 149,2 68,8 73,5 24,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 222А 178,7 49,4 253,5 204,1 149,1 68,8 74,8 25,4
3.1.4 РК Нивки 4Н2 222А/1 177,7 49,2 253,4 204,2 149,0 68,5 75,6 26,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 223/4 180,0 56,2 257,0 200,8 19,5 14,2 77,0 20,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 222А/2 176,2 48,9 253,2 204,3 149,0 68,5 77,0 28,1
3.1.4 РК Нивки 4Н2 220б 177,9 49,8 253,7 203,9 149,3 68,9 75,8 26,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 218а 177,8 51,0 254,3 203,3 149,5 69,1 76,5 25,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 221 178,0 49,7 253,6 203,9 149,3 68,9 75,6 25,9
3.1.4 РК Нивки 4Н2 220а 177,9 49,9 253,7 203,9 149,4 68,9 75,9 26,0
3.1.4 РК Нивки 4Н3 313А 172,1 56,3 257,1 200,7 149,3 69,1 85,0 28,6
3.1.4 РК Нивки 4Н3 316 172,9 55,3 256,5 201,2 149,2 69,2 83,7 28,4
3.1.4 РК Нивки 4Н3 319 173,0 53,2 255,5 202,3 149,0 69,2 82,5 29,3
3.1.4 РК Нивки 4Н2 222А/3 174,0 48,5 253,0 204,5 148,8 68,6 79,0 30,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 222А/3А 173,5 48,3 252,9 204,6 148,7 68,7 79,4 31,1
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/15-2 177,7 25,8 241,3 215,5 148,3 69,2 63,6 37,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 228А 173,0 48,0 252,7 204,8 148,1 66,7 79,8 31,8
3.1.4 РК Нивки 4Н1 БАУМ 28/2 177,2 28,6 242,7 214,1 148,9 68,9 65,6 37,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 222А/4А 171,5 47,9 252,7 204,8 148,1 68,8 81,2 33,3
3.1.4 РК Нивки 4Н1 101А/2 178,4 23,4 240,1 216,7 149,8 69,9 61,7 38,3
3.1.4 РК Нивки 4Н1 Ш.О. 178,2 61,6 259,8 198,2 150,0 69,2 81,6 20,0
3.1.4 РК Нивки 4Н3 302 178,1 61,7 259,8 198,1 149,9 69,2 81,7 20,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 Ш.О 178,3 61,3 259,7 198,3 150,0 69,1 81,4 20,0
3.1.4 РК Нивки 4Н3 301(Ш.О) 178,2 61,7 259,9 198,1 149,9 69,2 81,7 20,0
3.1.4 РК Нивки 4Н1 101А 178,0 61,4 259,7 198,3 149,9 69,8 81,7 20,3
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3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/2-3б 173,4 43,9 250,6 206,7 149,6 68,9 77,3 33,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/2-2А 176,8 47,7 252,6 204,9 149,7 69,0 75,8 28,1
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109 180,5 57,8 257,8 200,0 149,8 69,1 77,4 19,6
3.1.4 РК Нивки 4Н1 112/2 181,7 57,0 257,4 200,4 147,0 67,2 75,7 18,7
3.1.4 РК Нивки 4Н1 112/3 180,0 57,0 257,4 200,4 145,9 67,6 77,4 20,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 112/1 181,9 57,0 257,4 200,4 147,8 66,8 75,5 18,5
3.1.4 РК Нивки 4Н1 106А 181,9 58,5 258,2 199,7 149,9 69,1 76,3 17,8
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР113А 181,0 56,9 257,4 200,5 149,6 68,6 76,4 19,5
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР112Б 181,0 57,0 257,4 200,4 149,6 68,6 76,4 19,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР112А 181,0 57,0 257,4 200,4 149,6 68,4 76,4 19,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/6 177,5 53,7 255,7 202,0 149,1 69,6 78,2 24,5
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР111 180,7 57,2 257,5 200,3 149,7 68,5 76,9 19,7
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР110Б 180,3 57,6 257,7 200,1 149,8 68,5 77,4 19,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР110А 180,7 57,7 257,8 200,1 149,8 68,5 77,0 19,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/2А 178,4 53,8 255,8 202,0 149,8 69,1 77,4 23,6
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-2 174,8 34,0 245,5 211,5 149,2 68,9 70,7 36,7
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10 177,0 32,6 244,8 212,2 149,0 68,8 67,8 35,2
3.1.4 РК Нивки 4Н1 105А 179,8 59,3 258,6 199,3 149,9 69,1 78,8 19,5
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10А 176,7 32,9 245,0 212,0 149,1 68,9 68,3 35,3
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/2-6А 170,0 38,8 248,0 209,2 149,5 69,0 78,0 39,2
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-9 170,0 38,4 247,8 209,4 149,4 69,0 77,8 39,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-3 173,0 34,9 246,0 211,1 149,3 68,9 73,0 38,1
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-3/3 172,0 32,7 244,9 212,1 148,8 69,4 72,9 40,1
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-8 170,0 37,2 247,2 210,0 149,4 69,0 77,2 40,0
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-6 170,7 36,1 246,6 210,5 149,3 68,9 75,9 39,8
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-5 171,3 35,6 246,4 210,7 149,3 68,9 75,1 39,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/10-4 171,4 35,5 246,3 210,8 149,3 68,9 74,9 39,4
3.1.4 РК Нивки 4Н1 132 179,5 25,7 241,2 215,5 148,1 68,4 61,8 36,1
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/13 177,1 28,2 242,5 214,3 148,9 68,8 65,4 37,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ШП 171,2 47,9 252,7 204,8 147,9 68,8 81,5 33,6
3.1.4 РК Нивки 4Н3 324 172,3 48,7 253,2 204,4 148,8 69,1 80,9 32,2
3.1.4 РК Нивки 4Н3 Т.ВР308А/6 169,0 22,2 239,5 217,3 149,1 69,6 70,5 48,3
3.1.4 РК Нивки 4Н3 308А/4 172,0 43,6 250,5 206,9 149,4 69,4 78,5 34,9
3.1.4 РК Нивки 4Н3 308А/5 171,2 35,1 246,1 211,0 149,3 69,5 75,0 39,8
3.1.4 РК Нивки 4Н3 329 171,5 46,8 252,1 205,4 148,5 69,0 80,6 33,8
3.1.4 РК Нивки 4Н3 327 172,0 47,0 252,3 205,3 148,7 69,2 80,3 33,3
3.1.4 РК Нивки 4Н3 305 175,9 60,7 259,3 198,6 149,7 69,2 83,5 22,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/4 183,6 57,0 257,4 200,4 149,6 68,8 73,9 16,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/5 183,1 56,9 257,4 200,4 149,6 68,8 74,2 17,3
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/7 184,0 55,1 256,4 201,4 149,4 68,9 72,4 17,4
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/8 182,9 54,9 256,3 201,4 149,3 68,6 73,4 18,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/1 179,9 57,0 257,4 200,4 149,8 69,3 77,5 20,5
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР114А 181,0 56,7 257,3 200,5 149,5 68,6 76,3 19,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 201/3 180,0 55,5 256,7 201,1 149,5 69,5 76,7 21,1
3.1.4 РК Нивки 4Н2 211 177,0 54,9 256,3 201,4 149,7 69,2 79,3 24,4
3.1.4 РК Нивки 4Н3 325 172,0 48,5 253,0 204,5 148,8 69,1 81,0 32,5
3.1.4 РК Нивки 4Н3 330 170,8 46,7 252,1 205,4 148,4 69,1 81,3 34,6
3.1.4 РК Нивки 4Н3 326 172,0 47,5 252,5 205,0 148,7 69,2 80,5 33,0
3.1.4 РК Нивки 4Н3 322 172,4 49,8 253,7 203,9 148,9 69,1 81,3 31,5
3.1.4 РК Нивки 4Н3 330А 169,9 46,5 252,0 205,5 148,2 69,1 82,1 35,6
3.1.4 РК Нивки 4Н3 328 172,0 46,9 252,2 205,3 148,6 69,0 80,2 33,3
3.1.4 РК Нивки 4Н3 323 172,4 49,5 253,5 204,1 148,9 69,1 81,2 31,7
3.1.4 РК Нивки 4Н2 222А/5 171,0 47,9 252,7 204,8 147,8 68,9 81,7 33,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 227 173,1 48,0 252,7 204,8 147,3 67,0 79,6 31,7
3.1.4 РК Нивки 4Н2 БН ТУП11Е 174,1 47,9 252,7 204,8 145,5 67,8 78,7 30,7
3.1.4 РК Нивки 4Н2 228 173,1 48,0 252,7 204,8 147,7 66,8 79,7 31,7
3.1.4 РК Нивки 4Н2 222А/4 172,6 48,0 252,7 204,8 148,5 68,7 80,2 32,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 205 181,2 57,8 257,9 200,0 149,9 69,2 76,6 18,8
3.1.4 РК Нивки 4Н3 303 178,5 61,4 259,7 198,3 149,9 69,2 81,2 19,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 226 174,0 48,0 252,7 204,8 146,4 67,4 78,7 30,8
3.1.4 РК Нивки 4Н3 314 172,1 56,2 257,0 200,8 149,3 69,2 84,9 28,7
3.1.4 РК Нивки 4Н3 318 173,0 54,2 256,0 201,8 149,1 69,2 83,0 28,8
3.1.4 РК Нивки 4Н3 320 172,9 52,0 254,9 202,8 149,0 69,2 82,0 29,9
3.1.4 РК Нивки 4Н3 315 172,4 55,7 256,8 201,0 149,2 69,2 84,4 28,6
3.1.4 РК Нивки 4Н3 317 173,0 54,8 256,3 201,5 149,1 69,2 83,3 28,5
3.1.4 РК Нивки 4Н3 321 172,7 50,8 254,2 203,4 149,0 69,2 81,5 30,7
3.1.4 РК Нивки 4Н3 313 172,1 56,4 257,1 200,7 149,3 69,2 85,1 28,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 219 178,0 50,6 254,1 203,5 149,5 69,1 76,1 25,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 225А 174,3 48,0 252,7 204,8 145,8 67,7 78,5 30,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 221/БЛЮХ12 178,0 49,5 253,6 204,0 149,3 69,6 75,6 26,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 220 178,6 50,2 253,9 203,7 149,4 69,1 75,3 25,1
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/7 181,0 54,4 256,1 201,7 149,2 69,6 75,1 20,7
3.1.4 РК Нивки 4Н2 207/6-1 181,1 53,4 255,6 202,1 149,1 69,6 74,4 21,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВРТУП3 181,5 56,2 257,0 200,8 148,4 68,7 75,5 19,3
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/3 180,0 56,6 257,2 200,6 149,7 69,3 77,2 20,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 221/1 178,0 49,1 253,3 204,2 149,2 69,6 75,3 26,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 223 178,7 49,3 253,5 204,1 149,1 69,4 74,7 25,4
3.1.4 РК Нивки 4Н2 218 177,6 51,0 254,3 203,3 149,5 69,1 76,7 25,7
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/3-1 180,1 56,5 257,2 200,7 149,7 69,3 77,1 20,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 207/5-4 182,0 56,2 257,0 200,8 148,6 68,7 75,0 18,8
3.1.4 РК Нивки 4Н3 302А 178,6 61,6 259,8 198,2 149,9 69,1 81,1 19,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 207/4А 179,7 56,4 257,1 200,7 149,6 68,9 77,4 21,0
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР115А 181,0 56,6 257,2 200,6 149,4 68,7 76,2 19,6
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР117А 181,5 56,4 257,1 200,7 149,3 68,7 75,6 19,2
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР118А 181,8 56,3 257,1 200,8 149,3 68,7 75,3 19,0
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР119А 182,0 56,2 257,0 200,8 149,2 68,7 75,0 18,8
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР120А 182,7 56,1 256,9 200,9 149,2 68,8 74,3 18,2
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР121А 184,0 56,0 256,9 200,9 148,9 67,8 72,9 16,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР122А 184,3 56,0 256,9 200,9 148,8 67,9 72,6 16,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/6 184,0 56,6 257,2 200,6 149,5 68,8 73,2 16,6
3.1.4 РК Нивки 4Н1 #4 179,3 58,1 258,0 199,9 149,9 69,9 78,7 20,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 204/2А 184,3 57,6 257,7 200,1 149,7 68,7 73,4 15,8
3.1.4 РК Нивки 4Н2 201 178,2 61,2 259,6 198,4 150,0 69,1 81,4 20,2
3.1.4 РК Нивки 4Н2 ТВР207/2-1 179,9 56,8 257,3 200,5 149,7 69,3 77,4 20,6
3.1.4 РК Нивки 4Н1 ТВР114Б 181,0 56,6 257,2 200,6 149,4 68,7 76,2 19,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 203Б 181,0 58,4 258,1 199,7 149,9 69,1 77,1 18,7
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3.1.4 РК Нивки 2П1 2П1 181,5 58,0 257,9 200,0 149,9 69,1 76,4 18,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 203А 181,4 58,6 258,2 199,6 149,9 69,1 76,9 18,3
3.1.4 РК Нивки 4Н3 308 172,2 58,1 258,0 199,9 149,6 69,2 85,8 27,6
3.1.4 РК Нивки 4Н3 Т.ВР.312Б 172,6 57,0 257,4 200,4 149,4 69,2 84,8 27,9
3.1.4 РК Нивки 2П1 2П1(204) 181,4 57,9 257,9 200,0 149,9 69,2 76,5 18,6
3.1.4 РК Нивки 4Н2 216 174,7 52,4 255,0 202,6 149,6 69,1 80,4 28,0
3.1.4 РК Нивки Вузол14 178,0 62,0 260,0 198,0 150,0 69,1 82,0 20,0
3.1.4 РК Нивки 4Н2 201/4 180,2 52,5 255,1 202,6 149,2 69,6 74,9 22,4
3.1.4 РК Нивки 4Н2 212 176,4 54,3 256,0 201,7 149,7 69,2 79,6 25,3
3.1.4 РК Нивки 4Н2 201/2 179,7 56,6 257,2 200,6 149,6 69,5 77,5 20,9
3.1.4 РК Нивки 4Н3 Т.ВР.311А 172,8 57,3 257,6 200,3 149,4 69,2 84,8 27,5
3.1.4 РК Нивки 4Н2 201/1 179,2 57,9 257,9 200,0 149,7 69,4 78,7 20,7
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/15-1 175,8 25,9 241,3 215,5 148,4 69,1 65,6 39,7
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/13А 177,1 28,2 242,6 214,3 148,9 68,9 65,5 37,2
3.1.4 РК Нивки 4Н1 131 182,1 25,6 241,2 215,6 147,5 68,7 59,2 33,5
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/17 178,8 25,7 241,3 215,5 148,2 68,4 62,5 36,7
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/12 178,0 31,2 244,1 212,9 149,0 68,9 66,1 34,9
3.1.4 РК Нивки 4Н1 109/15 175,7 26,0 241,4 215,4 148,7 68,9 65,7 39,7

3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 149 182,5 65,3 264,8 199,4 148,2 67,9 82,2 16,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 145 182,5 65,3 264,8 199,4 148,5 67,8 82,2 16,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 144 182,5 65,3 264,8 199,4 148,5 68,2 82,2 16,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 146 182,3 65,3 264,8 199,4 148,4 67,8 82,4 17,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 148 182,3 65,3 264,8 199,4 148,2 67,9 82,4 17,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 154 187,3 65,3 264,7 199,5 147,6 66,3 77,4 12,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-Строк7 183,1 62,3 263,2 200,9 147,8 68,9 80,1 17,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 151 184,0 65,3 264,7 199,5 148,0 68,0 80,7 15,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 152/1 183,0 64,4 264,3 199,9 147,9 68,9 81,3 16,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 150 184,7 65,3 264,8 199,4 148,1 68,0 80,0 14,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 152 183,8 65,3 264,7 199,5 147,9 68,0 81,0 15,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/8 169,6 65,6 264,9 199,3 148,7 68,5 95,3 29,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/10 169,1 65,5 264,8 199,3 148,6 68,5 95,8 30,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/11 169,0 65,5 264,8 199,3 148,5 68,6 95,8 30,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 139/4 176,6 61,6 262,9 201,2 149,1 69,5 86,3 24,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 139/3 180,3 62,2 263,1 201,0 149,3 69,6 82,9 20,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 138 174,2 66,0 265,1 199,1 149,5 69,0 90,9 24,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 137/1 172,4 65,6 264,9 199,3 149,4 69,6 92,5 26,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/5 170,8 65,7 264,9 199,2 148,8 68,4 94,1 28,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 136 172,1 66,0 265,1 199,1 149,4 69,0 93,0 27,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/9 169,5 65,6 264,9 199,3 148,6 68,5 95,4 29,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 137 174,1 66,0 265,1 199,1 149,5 69,2 91,0 25,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/6 170,3 65,7 264,9 199,2 148,8 68,5 94,7 29,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/7 169,9 65,6 264,9 199,2 148,7 68,5 95,0 29,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/3 171,0 65,8 265,0 199,2 148,9 68,4 94,0 28,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/4 171,2 65,8 264,9 199,2 148,9 68,4 93,8 28,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 123/4 174,0 54,4 258,9 204,5 149,4 69,6 84,9 30,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 123/5 173,8 50,3 256,8 206,5 149,3 69,6 83,0 32,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 123/2А 174,0 63,7 263,7 200,0 149,4 69,6 89,7 26,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/2 170,6 71,0 267,5 196,5 149,8 69,1 96,9 25,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 123/3 174,0 59,4 261,4 202,1 149,4 69,6 87,4 28,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 134/1 171,9 65,8 265,0 199,1 149,0 69,3 93,1 27,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 134/5 172,2 65,5 264,8 199,3 148,8 69,4 92,6 27,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 134/3 173,4 65,7 264,9 199,2 148,9 69,4 91,5 25,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 134/4 172,8 65,5 264,8 199,3 148,8 69,4 92,1 26,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 134/2 172,2 65,8 265,0 199,2 149,0 69,3 92,8 27,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133 171,0 65,9 265,0 199,1 149,0 68,7 94,0 28,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/1 170,4 72,2 268,0 195,8 149,8 69,1 97,7 25,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/5 175,0 66,6 265,4 198,9 149,6 69,0 90,4 23,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 134 171,2 65,9 265,0 199,1 149,1 69,3 93,9 27,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4А 174,8 66,8 265,6 198,8 149,6 69,0 90,8 24,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/3 172,7 68,2 266,2 198,0 149,7 69,0 93,6 25,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4 174,0 67,0 265,7 198,7 149,6 69,0 91,7 24,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 135 172,0 66,0 265,1 199,1 149,2 69,2 93,1 27,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/1 171,0 65,9 265,0 199,1 149,0 68,7 94,0 28,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/2 171,0 65,8 265,0 199,1 149,0 68,4 94,0 28,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 139 183,0 65,6 264,9 199,3 149,5 69,0 82,0 16,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/27 187,3 66,3 265,3 199,0 148,5 68,2 78,0 11,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 140 183,7 65,4 264,8 199,4 149,4 68,9 81,1 15,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/30 183,3 65,5 264,9 199,3 148,1 68,4 81,5 16,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 140/1А 185,3 64,8 264,5 199,7 149,3 69,3 79,2 14,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/28 185,8 65,9 265,1 199,2 148,3 68,3 79,2 13,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 141/1 182,3 64,3 264,3 199,9 149,2 69,6 82,0 17,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 140/3-1 188,3 62,2 263,1 201,0 148,7 69,4 74,8 12,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 142 182,4 65,4 264,8 199,4 148,8 68,4 82,4 17,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв 139/1 182,1 65,5 264,9 199,4 149,4 69,5 82,7 17,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 142А 182,5 65,4 264,8 199,4 148,0 68,4 82,3 16,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 141 183,3 65,4 264,8 199,4 149,3 68,7 81,5 16,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 140/1 185,6 64,7 264,4 199,7 149,3 69,3 78,9 14,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ПД 182,2 65,5 264,8 199,4 149,4 69,5 82,7 17,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 140/2 186,3 64,3 264,2 199,9 149,3 69,3 78,0 13,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/29 183,7 65,6 264,9 199,3 148,1 68,4 81,2 15,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 140/3 188,9 63,4 263,8 200,4 148,9 69,3 74,9 11,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 106/2 179,8 67,1 267,2 200,2 149,7 69,8 87,4 20,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 106/3 184,0 66,9 267,0 200,1 149,6 69,8 83,0 16,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 106/5 189,2 67,2 266,8 199,7 149,4 69,7 77,6 10,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 106/6 188,3 67,4 266,7 199,3 149,3 69,7 78,4 11,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-1 175,0 66,9 265,7 198,8 148,0 69,2 90,7 23,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-3А 186,0 66,8 265,7 199,0 148,8 69,4 79,7 13,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-6 187,8 67,2 266,3 199,1 149,0 69,5 78,5 11,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-5 187,9 67,0 266,1 199,1 149,0 69,4 78,1 11,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-5А 187,5 66,8 265,9 199,1 148,9 69,3 78,4 11,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-3 184,0 66,8 265,7 199,0 148,8 69,4 81,7 15,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-2 175,0 66,9 265,7 198,8 148,1 69,2 90,7 23,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 106/4 184,7 66,9 266,9 200,1 149,6 69,7 82,2 15,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ПД 115/4-4 187,4 66,7 265,8 199,1 148,9 69,4 78,4 11,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-7 187,0 67,5 266,7 199,1 149,1 69,6 79,6 12,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 238 167,1 73,2 268,4 195,2 149,6 68,9 101,3 28,1
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3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 122 173,3 70,9 267,4 196,4 149,6 69,0 94,0 23,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 233 168,6 76,3 270,0 193,7 149,7 68,8 101,4 25,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 234 171,0 75,5 269,6 194,1 149,7 68,8 98,6 23,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 235 171,5 75,3 269,5 194,2 149,7 68,8 98,0 22,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 236 172,0 74,9 269,3 194,4 149,7 68,8 97,3 22,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 237/1 171,8 74,4 269,0 194,7 149,0 69,0 97,2 22,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 237 171,4 74,4 269,0 194,7 149,6 68,8 97,7 23,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 237/2 171,7 74,3 269,0 194,7 148,8 69,1 97,3 22,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/1-2А 167,3 74,1 268,7 194,7 149,7 69,8 101,4 27,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-РРолл5А 165,7 71,3 267,3 196,0 149,8 69,5 101,7 30,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/5 165,2 49,0 255,8 206,8 149,5 68,8 90,6 41,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 118 169,8 73,6 268,6 195,1 149,7 69,1 98,8 25,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 119/5-3а 166,5 64,7 264,1 199,4 148,4 69,0 97,7 32,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 120 171,5 72,0 267,9 195,9 149,6 69,0 96,4 24,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 224 167,4 76,5 270,1 193,6 149,7 68,9 102,7 26,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-РРол5В 165,0 50,5 256,6 206,1 149,7 69,5 91,6 41,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 117 170,0 73,6 268,7 195,1 149,8 69,1 98,7 25,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 119/1 169,9 72,1 267,9 195,8 149,6 69,6 98,0 25,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 119/5-1а 166,9 68,2 265,9 197,7 149,1 68,7 99,0 30,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 119/5-2а 166,6 67,5 265,5 198,0 149,0 68,7 98,9 31,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 119/3 168,6 69,8 266,7 196,9 149,6 69,6 98,1 28,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 119/5 167,5 69,0 266,3 197,3 149,3 68,6 98,8 29,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-РРолл5Б 165,0 52,7 257,7 205,0 149,7 69,5 92,7 40,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ГВП-РРол5А 165,5 71,1 267,2 196,1 149,7 69,5 101,7 30,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/1-1А 167,1 74,7 269,1 194,4 149,7 69,8 101,9 27,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 118А 169,7 73,5 268,6 195,1 149,7 69,1 98,9 25,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/1 167,0 75,9 269,7 193,8 149,8 69,6 102,7 26,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 112 167,8 76,0 269,8 193,8 149,9 69,1 102,0 26,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111 167,1 76,8 270,1 193,4 149,9 69,1 103,0 26,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 2П-2 168,0 76,5 270,1 193,6 149,7 68,9 102,2 25,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 119/2 169,2 70,8 267,2 196,4 149,6 69,6 98,0 27,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 119/4 167,8 69,0 266,3 197,3 149,5 69,6 98,5 29,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 119 170,0 72,9 268,3 195,4 149,7 69,1 98,3 25,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 1П-1 170,0 73,7 268,7 195,0 149,8 69,0 98,7 25,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115А 169,9 72,8 268,3 195,5 149,8 69,0 98,4 25,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/3 165,0 51,6 257,1 205,5 149,7 69,5 92,1 40,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/7 166,6 47,9 255,2 207,3 148,8 69,1 88,6 40,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 118/1 167,2 74,6 269,2 194,5 149,7 69,1 102,0 27,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 114 169,0 74,8 269,2 194,4 149,8 69,0 100,2 25,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 114А 169,0 74,6 269,1 194,5 149,8 69,0 100,1 25,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/2 165,0 70,3 266,8 196,5 149,7 69,5 101,8 31,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 112/1А 168,2 75,5 269,5 194,0 149,8 69,9 101,3 25,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 114Б 169,0 74,1 268,9 194,8 149,8 69,0 99,8 25,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 219 165,0 77,2 270,4 193,3 149,8 68,8 105,4 28,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 220 165,4 77,1 270,4 193,3 149,8 68,8 105,1 27,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/6А 165,6 48,3 255,5 207,1 149,1 69,0 89,9 41,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 223 167,4 76,6 270,2 193,5 149,7 68,9 102,8 26,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 220А 165,3 77,0 270,3 193,4 149,8 68,9 105,0 28,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 222 164,6 76,7 270,2 193,5 149,8 68,9 105,6 28,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 221 164,7 76,9 270,3 193,4 149,8 68,9 105,6 28,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/6 165,5 48,4 255,5 207,1 149,1 69,0 89,9 41,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 218 164,2 77,4 270,5 193,2 149,8 68,8 106,3 29,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 208 167,0 85,2 274,5 189,3 150,0 68,9 107,5 22,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 109/1 166,6 77,0 270,2 193,2 149,9 69,9 103,6 26,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/2 170,1 82,1 272,9 190,8 149,9 69,5 102,8 20,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-РРол5/8 166,0 73,0 268,2 195,2 149,4 69,7 102,2 29,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 107А 166,3 79,4 271,4 192,0 149,9 69,2 105,0 25,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/1а 168,1 82,3 273,0 190,7 149,8 69,8 104,8 22,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 105 168,2 84,6 274,2 189,6 150,0 69,1 106,0 21,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 105А 167,0 82,6 273,1 190,5 149,9 69,1 106,1 23,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 105Б 166,7 82,2 272,9 190,7 149,9 69,1 106,2 24,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-РРол 4 166,0 77,7 270,6 192,8 149,9 69,9 104,6 26,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 106Б 166,0 80,2 271,8 191,6 149,9 69,2 105,7 25,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 210 167,2 83,3 273,6 190,2 149,9 68,8 106,4 23,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 106А 166,0 80,3 271,8 191,5 149,9 69,2 105,8 25,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 2П-1ТМ1 166,2 81,5 272,5 191,0 149,9 69,1 106,3 24,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/2А 171,0 80,9 272,2 191,4 149,8 69,5 101,2 20,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 109 166,0 78,4 270,9 192,5 149,9 69,2 104,9 26,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 110 167,0 77,1 270,3 193,2 149,9 69,1 103,3 26,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/1 168,1 84,3 274,0 189,7 149,9 69,5 105,9 21,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 209 167,6 83,8 273,8 190,0 149,9 68,8 106,2 22,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 213 164,4 80,3 272,1 191,7 149,9 68,8 107,7 27,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 107 166,9 79,6 271,5 191,8 149,9 69,2 104,6 24,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 106 167,0 79,7 271,5 191,8 149,9 69,2 104,5 24,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/1 167,0 84,9 274,3 189,5 149,9 69,5 107,3 22,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104 167,8 85,0 274,4 189,4 150,0 69,2 106,6 21,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 108 166,0 79,2 271,3 192,1 149,9 69,2 105,3 26,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-РРол5А 166,4 73,3 268,3 195,0 149,8 69,5 101,9 28,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 106/2А 174,8 67,6 267,8 200,2 149,7 69,9 93,0 25,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 111/4 164,0 47,6 255,1 207,5 149,5 69,7 91,1 43,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 207 167,0 85,3 274,6 189,3 150,0 68,9 107,6 22,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/5-3 162,8 78,3 270,9 192,7 149,3 69,4 108,1 29,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 217 163,3 77,5 270,6 193,1 149,8 68,8 107,3 29,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 155А 183,2 65,3 264,7 199,5 145,6 67,2 81,5 16,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 156 181,1 65,3 264,7 199,5 144,9 67,5 83,6 18,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 140/4 186,0 62,4 263,3 200,8 148,4 69,3 77,3 14,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/21 182,2 67,6 266,0 198,4 149,0 68,0 83,7 16,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/20 180,8 67,8 266,1 198,3 149,1 67,9 85,3 17,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/19 179,9 67,9 266,1 198,2 149,1 67,9 86,2 18,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/18 178,3 68,3 266,3 198,0 149,3 67,9 88,0 19,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/24 185,7 67,2 265,7 198,6 148,8 68,1 80,1 12,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/17 178,4 68,4 266,4 198,0 149,4 68,5 88,0 19,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/25 190,0 66,8 265,5 198,8 148,7 68,1 75,5 8,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/22 185,5 67,3 265,8 198,5 148,9 68,0 80,3 13,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/26 190,0 66,7 265,5 198,8 148,6 68,1 75,5 8,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/23 186,0 67,3 265,8 198,5 148,9 68,1 79,8 12,5
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3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-9 180,5 69,5 267,4 197,9 149,4 69,5 86,8 17,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/16 178,7 68,5 266,4 198,0 149,4 68,5 87,7 19,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/17-1 178,1 67,7 266,0 198,4 149,3 69,7 88,0 20,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/11 176,3 69,1 266,8 197,6 149,6 69,1 90,5 21,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/12 176,9 68,8 266,6 197,8 149,6 68,9 89,7 20,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/11-1А 177,5 68,4 266,4 198,0 149,5 69,6 88,9 20,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/8 175,0 72,1 268,3 196,2 149,8 69,2 93,3 21,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/9 175,1 71,9 268,2 196,3 149,7 69,1 93,2 21,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/13 178,3 68,7 266,6 197,9 149,5 68,4 88,2 19,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/9 176,8 78,4 271,0 192,6 149,4 69,4 94,1 15,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/14 178,6 68,6 266,5 197,9 149,5 68,4 87,9 19,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/6 175,0 72,7 268,6 195,9 149,8 69,2 93,6 20,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/7 175,0 72,3 268,4 196,1 149,8 69,2 93,4 21,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/15 179,3 68,5 266,5 197,9 149,4 68,4 87,2 18,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-10 180,1 69,6 267,4 197,8 149,4 69,5 87,3 17,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/9А 175,0 71,6 268,1 196,5 149,7 69,1 93,1 21,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/5-2 162,8 78,6 271,1 192,5 149,6 69,7 108,4 29,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/6-1Б 163,9 80,1 271,9 191,8 149,6 69,4 108,0 28,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/6-1 163,9 80,3 272,0 191,7 149,7 69,6 108,1 27,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/6-1А 163,8 80,2 271,9 191,8 149,6 69,4 108,2 28,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/6-3 162,8 79,7 271,7 192,0 149,5 69,7 108,9 29,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 214 162,0 77,6 270,7 193,0 149,9 68,8 108,7 31,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/5 164,5 82,4 273,1 190,7 149,8 69,4 108,6 26,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/2 166,4 84,6 274,2 189,6 149,9 69,5 107,8 23,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/3 165,8 83,7 273,7 190,1 149,9 69,5 108,0 24,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 215 162,7 77,6 270,7 193,1 149,9 68,8 108,0 30,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/5-1 163,6 80,5 272,1 191,6 149,7 69,6 108,5 28,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/5-1А 164,0 79,8 271,7 192,0 149,6 69,6 107,7 27,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/4 165,0 82,9 273,4 190,4 149,9 69,4 108,4 25,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/6-5 162,5 79,4 271,5 192,1 149,4 69,7 109,0 29,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв103/6-1А 163,8 80,3 272,0 191,7 149,6 69,6 108,2 27,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/6-2 163,4 80,2 271,9 191,7 149,6 69,7 108,5 28,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/6 164,4 80,8 272,3 191,4 149,7 69,4 107,9 27,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 216 163,0 77,6 270,6 193,1 149,9 68,8 107,6 30,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-103/6-1 164,0 80,3 272,0 191,7 149,7 69,4 108,0 27,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-10 167,5 79,9 272,1 192,1 145,2 65,5 104,6 24,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 тв-Пер в20 167,1 79,8 272,0 192,2 144,9 65,6 104,9 25,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-15 164,0 48,6 255,9 207,3 143,3 66,7 92,0 43,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/10 175,0 70,4 267,5 197,0 149,7 69,1 92,5 22,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/11-1 177,0 68,6 266,5 197,9 149,6 69,7 89,5 20,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/11-1Б 179,0 67,7 266,1 198,3 149,4 69,6 87,1 19,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 115/4-8 182,8 68,1 266,8 198,7 149,2 69,6 84,1 16,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/12-1 175,8 66,0 265,2 199,2 149,5 69,7 89,4 23,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-14 163,0 56,3 259,9 203,6 143,5 66,6 96,9 40,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-13 163,9 59,4 261,5 202,1 143,5 66,6 97,5 38,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 #210 165,1 79,4 271,8 192,4 144,1 66,0 106,7 27,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-12 164,6 79,5 271,8 192,3 144,2 65,9 107,2 27,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-11 166,9 79,8 272,0 192,2 144,9 65,6 105,1 25,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-5 169,1 80,2 272,2 192,0 146,9 64,8 103,1 23,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-8 170,0 80,2 272,2 192,0 145,9 65,2 102,2 22,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-7 170,7 80,2 272,2 192,0 146,1 65,1 101,5 21,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-6 170,6 80,2 272,2 192,0 146,4 65,0 101,6 21,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-4 168,9 80,2 272,2 192,0 147,6 64,5 103,3 23,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-9 168,9 80,2 272,2 192,0 145,6 65,3 103,3 23,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/8 163,0 77,3 270,4 193,2 149,3 69,2 107,4 30,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/1 168,7 85,7 274,8 189,2 150,0 68,9 106,1 20,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/2 168,9 85,3 274,7 189,3 150,0 68,9 105,8 20,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/9 163,7 76,6 270,1 193,5 149,1 69,4 106,4 29,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103/7 164,3 78,3 270,9 192,7 149,5 69,1 106,7 28,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-103/7-1 164,1 78,5 271,1 192,5 149,6 69,3 107,0 28,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 205 168,0 86,6 275,3 188,7 150,0 68,9 107,3 20,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 Т.Б(102А) 168,6 87,6 275,7 188,1 150,0 69,1 107,2 19,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 Т.А(102) 169,8 88,2 276,0 187,9 150,0 69,1 106,2 18,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 206 167,0 86,0 274,9 189,0 150,0 68,9 107,9 22,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 101 171,2 89,1 276,5 187,4 150,0 69,1 105,3 16,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/3 169,4 84,6 274,3 189,7 150,0 68,9 105,0 20,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/8 175,1 78,9 271,2 192,3 149,6 69,5 96,1 17,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 201 171,3 89,2 276,6 187,4 150,0 68,9 105,3 16,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/5 173,1 79,7 271,7 191,9 149,7 69,6 98,6 18,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 202 171,0 88,5 276,3 187,7 150,0 68,9 105,3 16,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/6 174,0 79,4 271,5 192,1 149,6 69,5 97,5 18,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/7 174,4 79,1 271,3 192,2 149,6 69,5 97,0 17,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 203 171,0 88,3 276,1 187,8 150,0 68,9 105,1 16,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-3 169,0 80,2 272,2 192,0 148,2 64,2 103,2 23,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/4А 173,0 80,1 271,8 191,8 149,7 69,6 98,9 18,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/5 173,1 77,9 271,1 193,2 149,8 69,1 98,0 20,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-2 171,0 80,2 272,2 192,0 149,7 63,6 101,2 20,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/10 175,2 75,1 269,3 194,2 148,9 69,4 94,1 19,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4-1 170,9 80,2 272,2 192,0 149,7 63,6 101,3 21,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 Т.Б.(102Б) 167,9 86,5 275,1 188,7 150,0 69,1 107,2 20,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4 171,0 80,3 272,2 192,0 149,9 69,0 101,2 21,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 101А 171,5 88,6 276,3 187,7 150,0 69,1 104,8 16,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/5А 174,0 75,3 269,9 194,5 149,8 69,2 95,9 20,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204 168,4 86,9 275,4 188,5 150,0 68,9 107,0 20,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/4 173,1 80,3 271,9 191,7 149,7 69,5 98,9 18,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 104/3 171,8 80,5 272,0 191,6 149,8 69,5 100,2 19,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 204/4А 170,3 82,3 273,2 190,9 149,9 69,0 102,9 20,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 103 168,0 85,8 274,8 189,0 150,0 69,1 106,8 21,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 144/1 182,0 64,6 264,4 199,8 148,4 69,2 82,4 17,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 153 185,6 65,3 264,7 199,5 147,8 66,3 79,2 13,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 152/2 183,0 62,9 263,5 200,6 147,8 68,9 80,5 17,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 144/1А 182,0 64,5 264,3 199,9 148,4 69,2 82,3 17,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 144/1-2 181,6 64,0 264,1 200,1 148,3 69,2 82,5 18,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 147 182,5 65,3 264,8 199,4 148,4 67,8 82,2 16,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 143 182,2 65,3 264,8 199,4 148,6 68,2 82,6 17,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 155 185,9 65,3 264,7 199,5 145,9 67,1 78,8 13,5
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3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 154А 189,0 65,3 264,7 199,5 146,8 66,7 75,7 10,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 143/1 177,0 61,8 263,0 201,1 147,9 69,0 86,0 24,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126А 168,9 66,3 265,2 198,9 149,5 69,2 96,2 30,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/1А 168,6 65,5 264,8 199,3 149,1 69,5 96,2 30,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 130 170,0 66,0 265,1 199,0 149,3 68,8 95,1 29,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 128 169,8 66,1 265,1 199,0 149,5 68,8 95,3 29,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 131 171,0 66,0 265,0 199,1 149,2 68,9 94,0 28,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126 170,2 66,3 265,2 198,9 149,5 68,9 95,0 28,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 127/1А 169,4 66,2 265,1 198,9 149,5 68,8 95,7 29,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-Картв9 171,0 65,1 264,6 199,5 148,9 69,3 93,6 28,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Жмер36 175,3 65,6 265,0 199,4 149,4 69,7 89,7 24,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Кол23Б 177,0 68,5 266,5 197,9 149,6 69,8 89,5 20,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Юри4 183,0 67,5 266,5 199,0 149,2 69,6 83,6 16,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Кол15Б 178,1 77,0 270,2 193,2 149,3 69,6 92,1 15,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Кол29А 178,0 68,1 266,3 198,1 149,3 69,6 88,3 20,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Кол23Г 179,5 66,9 265,6 198,7 149,3 69,7 86,1 19,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Жмер16 173,9 76,4 269,9 193,5 149,4 69,7 96,0 19,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Жмер24 174,8 74,1 268,7 194,7 148,8 69,4 94,0 19,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Кола1В 168,6 80,9 272,3 191,4 149,7 69,9 103,6 22,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Зод72А 164,0 76,3 269,9 193,6 148,9 69,5 105,9 29,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ІТП-Зо68/2 162,8 77,3 270,4 193,2 148,4 68,8 107,6 30,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 Пер в9 (1в 164,9 79,4 271,8 192,4 143,2 62,3 106,9 27,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 2ТП- 165,0 78,8 271,5 192,7 144,0 66,4 106,4 27,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 Перем вул9 164,1 45,8 254,5 208,7 143,2 66,7 90,4 44,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 821279 162,0 57,5 260,4 202,9 145,1 67,6 98,4 40,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Булг4А 164,3 61,8 262,6 200,9 148,5 69,3 98,3 36,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 Булгаков13 162,0 58,6 261,0 202,4 145,2 67,5 99,0 40,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ІТП-Булг13 162,0 59,6 261,5 201,9 145,3 67,5 99,5 39,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Сим19А 163,7 61,3 262,4 201,1 148,1 69,1 98,6 37,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ІТП-Бул12 161,0 57,9 260,6 202,7 143,8 67,0 99,6 41,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Сим18 165,0 61,2 262,3 201,1 148,9 69,5 97,3 36,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Симир7 163,3 61,9 262,7 200,8 149,0 69,5 99,3 37,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-ВКіл5А 162,0 65,4 264,4 199,1 149,2 69,6 102,4 37,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Кор12А 161,7 59,3 261,4 202,1 148,6 69,3 99,8 40,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Кор12Ж 161,2 61,7 262,6 201,0 148,7 69,2 101,4 39,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Жол4В 160,9 59,4 261,5 202,1 148,6 69,3 100,6 41,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Жол6В 161,7 62,8 263,2 200,5 148,0 69,1 101,5 38,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Коро6А 162,7 61,9 262,8 200,9 148,2 68,9 100,0 38,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Жол3А 163,0 62,3 263,0 200,7 147,0 68,5 100,0 37,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Си2/19 160,0 60,1 261,7 201,6 148,5 69,3 101,7 41,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Зодч28 168,0 65,4 264,7 199,3 149,0 69,5 96,7 31,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Курб3А 181,9 64,2 264,2 200,0 148,3 69,2 82,3 18,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Сосн2В 175,6 61,1 262,6 201,5 149,0 69,5 87,0 25,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Карт5А 174,2 64,9 264,6 199,6 149,3 69,7 90,3 25,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Сос10А 169,0 65,0 264,5 199,6 148,4 69,3 95,5 30,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Курб9Є 173,7 44,2 253,6 209,4 149,3 69,7 79,9 35,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Коро10 181,9 64,6 264,4 199,8 148,7 69,4 82,5 17,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Косм7А 188,8 62,7 263,4 200,7 148,9 69,4 74,6 11,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Кола6А 188,3 66,3 266,6 200,4 149,4 69,7 78,3 12,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-ЛВол2А 173,3 70,7 267,3 196,6 149,6 69,8 94,0 23,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 ІТП-Зо30/6 171,6 74,3 269,0 194,7 148,5 69,3 97,4 23,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Кур14А 170,0 72,8 268,2 195,4 149,4 69,7 98,2 25,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Кур18Г 165,0 49,3 256,0 206,6 149,7 69,4 91,0 41,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Зодч44 167,0 47,2 254,9 207,7 148,4 69,2 87,9 40,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Зодч54 164,0 46,9 254,7 207,8 149,5 69,7 90,7 43,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 2П-1ТМ2 166,1 81,6 272,7 191,1 149,9 68,8 106,6 25,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-РРо11А 166,4 84,5 274,2 189,6 149,8 69,9 107,8 23,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Тулуз3 163,5 77,9 270,8 192,9 149,1 69,6 107,3 29,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-РРо13Б 166,0 83,3 273,5 190,3 149,8 69,9 107,5 24,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 134/7 171,0 65,9 265,0 199,1 149,1 69,3 94,0 28,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 134/6 172,0 65,6 264,9 199,2 149,0 69,4 92,9 27,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 127/2 169,0 65,6 264,8 199,2 149,4 69,0 95,8 30,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/1 167,1 65,1 264,6 199,4 149,3 69,3 97,4 32,3
3.1.5 РК М. Борщагівка Вузол16 172,2 89,7 276,8 187,2 150,0 69,0 104,6 15,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/1А 170,5 63,6 263,8 200,2 148,7 69,3 93,4 29,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б 167,7 66,0 265,0 199,0 149,3 69,3 97,3 31,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/2А 170,0 63,0 263,5 200,5 148,7 69,4 93,5 30,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 тв-284 167,1 65,9 265,0 199,1 149,3 68,9 97,9 31,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 ПД(123/2) 174,0 67,0 265,4 198,4 149,5 69,6 91,4 24,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 123/2 174,0 67,4 265,6 198,2 149,5 69,6 91,6 24,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 127/4 166,0 62,3 263,1 200,8 148,9 69,2 97,1 34,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 134/8 171,0 65,9 265,0 199,1 149,2 69,3 94,0 28,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 123/1 173,2 68,8 266,3 197,5 149,5 69,6 93,1 24,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 127/3 166,5 62,6 263,3 200,7 149,0 69,2 96,8 34,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 123 173,7 70,0 266,9 196,9 149,6 69,0 93,2 23,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-127/1Б 168,9 65,7 264,9 199,2 149,4 69,2 96,0 30,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 125 172,0 68,9 266,4 197,5 149,6 68,9 94,4 25,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 127 169,4 66,3 265,2 198,9 149,5 69,2 95,8 29,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 124 172,0 69,4 266,6 197,3 149,6 68,9 94,6 25,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 тв-127 169,6 66,3 265,2 198,9 149,5 68,8 95,6 29,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 125А 171,0 67,6 265,8 198,2 149,5 68,9 94,8 27,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/2 166,7 64,7 264,4 199,6 149,2 69,1 97,7 32,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/17 167,4 65,4 264,8 199,4 147,5 68,0 97,4 32,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/12 168,5 65,4 264,8 199,3 148,1 67,8 96,3 30,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/16 167,3 65,4 264,8 199,4 147,5 68,0 97,4 32,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/14 168,0 65,4 264,8 199,4 147,7 67,9 96,8 31,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/13 168,1 65,4 264,8 199,3 147,9 67,8 96,7 31,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/15 167,8 65,4 264,8 199,4 147,6 67,9 97,0 31,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/9 163,7 62,0 262,9 201,0 148,6 69,2 99,2 37,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/8 164,7 62,5 263,2 200,7 148,8 69,1 98,5 36,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/6 165,0 63,1 263,5 200,4 148,9 69,0 98,5 35,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/7 164,7 62,7 263,3 200,6 148,8 69,1 98,7 35,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/10 162,0 61,5 262,7 201,2 148,1 69,1 100,7 39,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 246 159,0 70,2 266,9 196,7 149,4 68,9 107,9 37,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/5 165,1 63,3 263,6 200,3 149,0 69,2 98,5 35,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 245 161,7 70,9 267,3 196,4 149,4 68,9 105,5 34,6
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3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 244 161,6 71,2 267,4 196,2 149,5 68,9 105,8 34,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 242 164,0 72,5 268,1 195,6 149,5 68,9 104,1 31,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 241 164,0 72,7 268,2 195,5 149,5 68,9 104,2 31,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 240 165,0 72,9 268,3 195,4 149,6 68,9 103,3 30,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 239 165,0 72,9 268,3 195,4 149,6 68,9 103,3 30,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 243 163,0 71,7 267,6 196,0 149,5 68,9 104,6 33,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/3 166,4 64,5 264,3 199,7 149,1 69,2 97,9 33,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 126Б/4 165,4 64,1 264,0 199,9 149,0 69,2 98,6 34,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/8-3 161,3 60,9 262,1 201,2 148,9 69,2 100,8 39,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/8-2 161,5 60,9 262,1 201,2 148,9 69,2 100,6 39,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/8-3а 160,0 60,6 261,9 201,4 148,7 69,2 101,9 41,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/8-1 161,9 61,2 262,3 201,1 149,0 69,3 100,4 39,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/8 163,2 61,8 262,6 200,8 149,1 69,2 99,4 37,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 127/5 164,0 60,0 261,9 201,9 148,6 69,4 97,9 37,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 280 162,1 65,4 264,7 199,3 149,1 68,9 102,6 37,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 283 163,2 65,8 264,9 199,1 149,1 68,9 101,7 35,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 282 162,6 65,6 264,8 199,2 149,1 68,9 102,2 36,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 281 162,5 65,5 264,8 199,2 149,1 68,9 102,3 36,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 279 162,0 65,2 264,6 199,4 149,1 68,9 102,6 37,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/8-5 160,0 60,3 261,8 201,5 148,6 69,3 101,8 41,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/8-4 160,1 60,5 261,9 201,4 148,7 69,2 101,8 41,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 277 161,4 64,8 264,4 199,6 149,1 68,9 103,0 38,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 278 161,6 65,0 264,5 199,5 149,1 68,9 102,9 37,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 276 161,1 64,6 264,3 199,6 149,0 68,9 103,2 38,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 275 160,0 64,0 263,9 199,9 149,0 69,0 103,9 39,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/23 163,6 63,0 263,4 200,4 148,0 69,0 99,8 36,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/19 167,2 65,4 264,7 199,4 147,1 68,2 97,6 32,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/18А 167,6 65,4 264,8 199,4 147,3 68,1 97,2 31,8
3.1.5 РК М. Борщагівка П41 133/19Б 165,7 65,4 264,7 199,4 146,7 68,3 99,0 33,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/19А 166,1 65,4 264,7 199,4 146,8 68,3 98,6 33,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/18 167,6 65,4 264,8 199,4 147,4 68,1 97,2 31,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/20 165,1 65,4 264,7 199,4 146,6 68,4 99,7 34,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 266/1-2 162,8 61,7 262,7 201,0 148,0 68,7 99,9 38,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 тв-269А 160,7 62,9 263,3 200,4 142,5 67,9 102,5 39,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/25 161,6 63,0 263,4 200,4 148,3 68,9 101,8 38,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 262 161,0 63,8 263,7 199,9 148,9 68,8 102,7 38,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 265 162,0 63,0 263,3 200,4 148,6 68,5 101,3 38,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/26 161,3 63,1 263,4 200,3 148,5 68,8 102,1 39,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 263 161,4 63,5 263,6 200,1 148,9 68,9 102,2 38,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б1 133/24 161,2 63,0 263,4 200,4 148,3 68,9 102,2 39,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 268 161,1 62,9 263,3 200,4 145,6 67,8 102,2 39,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 269/2 160,2 62,6 263,2 200,5 147,4 68,4 102,9 40,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 273 160,0 63,1 263,5 200,3 148,9 69,0 103,5 40,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 270А 160,9 62,8 263,3 200,5 148,7 69,3 102,3 39,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 266/1 162,2 62,4 263,1 200,6 148,4 68,8 100,8 38,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 270 160,4 62,9 263,3 200,4 148,8 69,1 102,9 40,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 271 160,0 63,0 263,4 200,4 148,8 69,0 103,4 40,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 266 162,0 62,9 263,3 200,4 148,5 68,6 101,3 38,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 269/1 160,2 62,7 263,2 200,5 147,5 68,3 103,0 40,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 269 160,0 62,9 263,3 200,4 147,7 68,2 103,3 40,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 272 160,0 63,1 263,4 200,3 148,9 69,0 103,4 40,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 267 161,5 62,9 263,3 200,4 148,3 68,5 101,7 38,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 264 161,1 63,1 263,4 200,3 148,9 68,9 102,2 39,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 266/1-4 162,8 61,1 262,4 201,3 147,8 68,8 99,6 38,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 266/1-3 162,7 61,4 262,5 201,1 147,9 68,7 99,8 38,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 266/1-1 162,5 61,8 262,7 200,9 148,1 68,6 100,2 38,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 274 160,2 63,5 263,7 200,1 148,9 69,0 103,5 39,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 266/1-5 162,9 60,6 262,1 201,5 147,6 68,8 99,3 38,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 264/1 161,1 61,8 262,7 200,9 148,8 69,2 101,6 39,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 тв-Корол8 162,8 57,5 260,5 203,0 147,6 68,8 97,7 40,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/5 161,9 65,5 264,5 199,0 149,3 69,3 102,6 37,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 2П-3 162,0 68,3 265,9 197,6 149,3 68,9 103,9 35,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/4 161,9 65,7 264,6 198,9 149,3 69,3 102,7 37,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/1 161,5 67,9 265,8 197,8 149,3 69,3 104,2 36,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 249 161,0 68,9 266,3 197,3 149,3 68,9 105,3 36,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250 161,0 68,6 266,1 197,5 149,3 69,0 105,1 36,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/9 163,0 61,7 262,5 200,8 148,9 69,3 99,5 37,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 251 162,5 68,1 265,9 197,7 149,3 68,9 103,4 35,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/3 162,0 66,2 264,9 198,6 149,3 69,3 102,9 36,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 248 159,0 69,3 266,4 197,2 149,4 68,9 107,4 38,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 252 162,9 67,9 265,7 197,8 149,3 68,9 102,9 35,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/7 161,7 62,8 263,1 200,3 149,1 69,2 101,4 38,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/6 161,2 64,0 263,7 199,7 149,2 69,2 102,6 38,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/2 162,0 67,4 265,5 198,1 149,3 69,3 103,5 36,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 247 159,0 69,5 266,6 197,0 149,4 68,9 107,6 38,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 257/2 164,0 63,2 263,4 200,1 148,8 68,8 99,4 36,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 257/3 164,1 63,0 263,2 200,3 148,7 68,9 99,2 36,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/8 168,3 61,7 262,5 200,8 148,7 68,7 94,3 32,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/5 165,7 63,9 263,7 199,8 148,9 68,9 98,0 34,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 260 162,1 64,4 264,0 199,6 149,0 68,8 101,9 37,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/1 163,5 67,3 265,5 198,1 149,2 69,0 102,0 34,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 259 162,0 64,7 264,2 199,4 149,0 68,8 102,2 37,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/7 167,9 62,3 262,8 200,6 148,8 68,7 95,0 32,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 250/10 163,1 61,5 262,4 200,9 148,7 69,4 99,3 37,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/4 165,3 64,2 263,8 199,6 148,9 68,9 98,6 34,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 256 162,2 66,5 265,1 198,5 149,1 68,9 102,9 36,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 тБ-254 162,0 66,8 265,2 198,4 149,1 68,9 103,2 36,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/3-1 164,1 64,2 263,8 199,6 149,0 69,4 99,7 35,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 257/1 163,0 64,6 264,1 199,5 149,1 69,1 101,1 36,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 258 162,7 64,9 264,3 199,3 149,1 68,8 101,6 36,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 257 162,9 65,1 264,4 199,2 149,1 68,9 101,5 36,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/3 164,0 66,6 265,1 198,5 149,0 69,1 101,1 34,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254 164,0 67,5 265,5 198,1 149,2 68,9 101,5 34,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/6 167,2 62,7 263,1 200,4 148,9 68,9 95,8 33,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/3А 164,0 66,3 264,9 198,6 149,0 68,9 100,9 34,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 тА-254 163,0 67,0 265,3 198,3 149,2 68,9 102,2 35,3
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3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/8А 168,3 61,4 262,4 201,0 148,7 68,7 94,1 32,7
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/2 164,0 67,1 265,3 198,2 149,1 69,0 101,3 34,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 257/1-1 163,4 61,5 262,5 201,0 149,0 69,5 99,1 37,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/2А 165,0 66,8 265,2 198,4 149,1 69,0 100,2 33,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 253 164,0 67,7 265,6 197,9 149,2 68,9 101,6 33,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/18 163,6 58,1 260,7 202,6 148,3 68,9 97,1 39,0
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/19 163,3 57,5 260,4 202,9 148,3 69,0 97,1 39,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 264/1-4 162,3 39,4 251,2 211,8 148,4 69,2 88,9 49,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/17 163,7 58,1 260,7 202,6 148,3 68,9 97,0 38,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 264/1-3 162,0 54,5 258,9 204,5 148,5 69,2 96,9 42,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/14 164,5 58,8 261,0 202,2 148,4 68,9 96,6 37,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/13 164,3 58,9 261,1 202,2 148,4 68,9 96,8 37,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/16 164,4 58,7 261,0 202,3 148,4 68,9 96,6 37,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 264/1-1В 161,5 53,4 258,4 205,0 148,6 69,3 96,9 43,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 264/1-2 161,6 58,0 260,7 202,8 148,6 69,1 99,1 41,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 264/1-1 161,4 60,5 262,0 201,6 148,7 69,2 100,6 40,1
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/10 168,0 60,4 261,9 201,5 148,6 68,8 93,9 33,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/11 168,0 59,8 261,5 201,8 148,5 68,8 93,5 33,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/9 168,0 60,8 262,1 201,3 148,6 68,8 94,1 33,3
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/15 164,5 58,7 261,0 202,3 148,4 68,9 96,5 37,8
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 257/4 164,7 61,8 262,6 200,8 148,5 69,0 97,9 36,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/12 164,7 59,1 261,2 202,1 148,4 68,8 96,6 37,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/18-2 163,0 58,0 260,6 202,6 146,7 65,8 97,6 39,6
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 257/5А-1 162,2 60,1 261,8 201,7 146,1 67,1 99,5 39,5
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 тв-Булг13 163,8 61,4 262,4 201,0 148,2 68,6 98,6 37,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 257/5А 163,8 61,4 262,4 201,1 148,2 66,2 98,6 37,2
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/22 163,0 46,0 254,5 208,4 148,1 69,1 91,5 45,4
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/21 163,0 49,3 256,1 206,9 148,1 69,1 93,1 43,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 257/5 164,0 61,6 262,5 200,9 148,4 68,6 98,5 36,9
3.1.5 РК М. Борщагівка 4Б2 254/20 163,0 56,3 259,8 203,4 148,2 69,0 96,8 40,4

3.1.6 РК Виноградар 33 304А/9 161,1 53,1 238,4 185,3 149,6 69,3 77,3 24,2
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/11 157,0 52,8 238,3 185,5 149,5 69,2 81,3 28,5
3.1.6 РК Виноградар 33 БН46 157,4 54,1 239,0 184,8 149,7 69,9 81,6 27,4
3.1.6 РК Виноградар 31 СВОБ10 161,8 36,8 230,0 193,2 148,6 68,9 68,3 31,5
3.1.6 РК Виноградар 33 СЭВС43 151,4 52,4 238,1 185,7 149,2 69,6 86,7 34,3
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/13 154,0 52,5 238,1 185,6 149,4 69,1 84,1 31,6
3.1.6 РК Виноградар 33 СЭВС46 139,0 52,2 238,0 185,8 148,8 69,4 99,0 46,8
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/14 152,3 52,5 238,1 185,6 149,3 69,2 85,8 33,3
3.1.6 РК Виноградар 33 308 157,8 52,8 238,3 185,5 149,9 69,4 80,5 27,6
3.1.6 РК Виноградар 33 315 157,9 50,0 236,8 186,8 149,7 69,5 79,0 29,0
3.1.6 РК Виноградар 33 324 157,0 47,5 235,6 188,0 149,4 69,5 78,6 31,0
3.1.6 РК Виноградар 33 320(УТ-12) 156,0 48,8 236,2 187,4 149,5 69,6 80,2 31,5
3.1.6 РК Виноградар 33 БН54 158,5 50,5 237,1 186,6 149,6 69,8 78,6 28,1
3.1.6 РК Виноградар 33 320/1А 153,9 48,6 236,1 187,5 149,4 69,5 82,2 33,6
3.1.6 РК Виноградар 33 БН47 158,0 53,4 238,6 185,2 149,7 69,8 80,6 27,2
3.1.6 РК Виноградар 33 313 158,2 50,3 237,0 186,7 149,7 69,6 78,8 28,5
3.1.6 РК Виноградар 33 БН49 159,0 52,0 237,9 185,8 149,5 69,7 78,9 26,8
3.1.6 РК Виноградар 33 СЭВС11 148,4 44,2 233,9 189,6 149,1 69,6 85,5 41,3
3.1.6 РК Виноградар 33 310/7-1 148,5 48,2 235,9 187,7 149,2 69,4 87,4 39,1
3.1.6 РК Виноградар 33 310/7-2 148,8 46,0 234,8 188,7 149,2 69,4 86,0 39,9
3.1.6 РК Виноградар 33 325 153,5 47,3 235,4 188,1 149,2 69,6 81,9 34,6
3.1.6 РК Виноградар 33 СЭВС21 127,2 43,2 233,3 190,1 148,5 69,3 106,2 63,0
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/6-1А 156,0 47,6 235,6 188,0 149,0 69,0 79,6 32,0
3.1.6 РК Виноградар 33 БН48 160,6 53,9 238,8 185,0 149,5 69,8 78,2 24,4
3.1.6 РК Виноградар 33 СЭВС36 158,0 52,7 238,3 185,5 149,5 69,8 80,2 27,5
3.1.6 РК Виноградар 33 БН45 159,0 55,1 239,5 184,3 148,9 69,5 80,5 25,3
3.1.6 РК Виноградар Вузол28 161,7 59,9 242,0 182,0 150,0 69,3 80,3 20,4
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/20 141,3 52,3 238,0 185,7 148,9 69,2 96,7 44,4
3.1.6 РК Виноградар 32 216/5А 163,9 31,5 227,3 195,8 149,3 69,6 63,4 31,9
3.1.6 РК Виноградар 31 104 163,0 58,1 241,0 182,9 149,9 69,2 78,0 19,9
3.1.6 РК Виноградар 32 203 160,4 58,3 241,1 182,8 149,9 69,4 80,8 22,5
3.1.6 РК Виноградар 32 208/5А 162,1 55,2 239,5 184,3 148,7 69,2 77,5 22,2
3.1.6 РК Виноградар 32 БН6А 158,0 53,3 238,5 185,3 149,4 69,7 80,5 27,3
3.1.6 РК Виноградар 31 БН3А 162,5 21,5 222,1 200,7 149,4 69,7 59,6 38,2
3.1.6 РК Виноградар 32 216/4А 163,6 34,1 228,6 194,5 149,4 69,5 65,0 30,9
3.1.6 РК Виноградар 31 СВОБОДИ22 163,0 53,7 238,8 185,0 148,9 69,5 75,8 22,0
3.1.6 РК Виноградар 31 СВОБОДИ34 163,4 54,5 239,2 184,6 149,2 69,6 75,8 21,2
3.1.6 РК Виноградар 31 БН4 163,6 51,2 237,5 186,2 149,0 69,5 73,8 22,6
3.1.6 РК Виноградар 31 БН3 163,3 48,6 236,1 187,5 149,4 69,7 72,8 24,2
3.1.6 РК Виноградар 31 БН2 163,0 26,8 224,9 198,1 149,6 69,8 61,9 35,1
3.1.6 РК Виноградар 31 БН6 162,5 55,0 239,4 184,4 148,7 69,3 76,9 21,9
3.1.6 РК Виноградар 31 КРАСН15 156,8 52,3 238,0 185,7 149,0 68,9 81,3 29,0
3.1.6 РК Виноградар 31 111 163,3 55,2 239,5 184,3 149,4 69,0 76,2 21,0
3.1.6 РК Виноградар 32 БН2Б 159,7 38,8 231,0 192,3 149,2 69,6 71,3 32,5
3.1.6 РК Виноградар 32 217/4 159,9 39,5 231,4 191,9 149,4 69,5 71,5 32,0
3.1.6 РК Виноградар 32 217 160,0 40,2 231,8 191,6 149,5 69,5 71,8 31,5
3.1.6 РК Виноградар 32 217/6 159,9 38,9 231,1 192,2 149,2 69,6 71,2 32,4
3.1.6 РК Виноградар 32 217/1 159,8 39,9 231,6 191,7 149,5 69,4 71,8 31,9
3.1.6 РК Виноградар 32 217/3 159,7 39,6 231,5 191,9 149,4 69,5 71,7 32,1
3.1.6 РК Виноградар 32 201А 161,1 59,3 241,6 182,3 150,0 69,4 80,5 21,2
3.1.6 РК Виноградар 31 102А 161,7 59,5 241,7 182,3 150,0 69,2 80,0 20,6
3.1.6 РК Виноградар 32 206 160,0 56,7 240,3 183,6 149,9 69,4 80,2 23,6
3.1.6 РК Виноградар 32 БН43 158,0 57,0 240,5 183,4 149,8 69,9 82,5 25,4
3.1.6 РК Виноградар 32 216/1А 161,0 38,3 230,8 192,5 149,5 69,5 69,8 31,6
3.1.6 РК Виноградар 32 210 158,6 53,8 238,8 185,0 149,8 69,5 80,2 26,4
3.1.6 РК Виноградар 31 ЦТП ПОР7 162,6 53,6 238,7 185,1 148,5 69,3 76,0 22,5
3.1.6 РК Виноградар 32 БН7А 161,6 54,8 239,3 184,5 149,5 69,8 77,7 22,9
3.1.6 РК Виноградар 32 212 158,5 52,3 238,0 185,7 149,7 69,5 79,5 27,2
3.1.6 РК Виноградар 32 БН1 160,0 41,9 232,6 190,8 149,5 69,8 72,6 30,8
3.1.6 РК Виноградар 32 217/2 159,7 39,8 231,6 191,8 149,4 69,5 71,9 32,1
3.1.6 РК Виноградар 32 218 159,8 40,2 231,8 191,6 149,5 69,6 72,0 31,8
3.1.6 РК Виноградар 32 217/5 160,0 39,1 231,2 192,1 149,3 69,5 71,2 32,1
3.1.6 РК Виноградар 32 216/6А 163,7 31,3 227,2 195,9 148,9 69,3 63,5 32,2
3.1.6 РК Виноградар 31 107/6 162,5 21,5 222,1 200,6 149,4 69,5 59,6 38,1
3.1.6 РК Виноградар 31 107/7 163,0 19,6 221,2 201,5 149,1 69,6 58,2 38,5
3.1.6 РК Виноградар 31 107/6-1 162,4 21,0 221,8 200,9 149,4 69,7 59,5 38,5
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3.1.6 РК Виноградар 31 110 163,2 55,3 239,6 184,3 149,5 69,1 76,4 21,1
3.1.6 РК Виноградар 31 110/1 163,0 53,7 238,8 185,0 149,3 69,3 75,8 22,0
3.1.6 РК Виноградар 31 106a 162,1 56,5 240,2 183,7 149,8 69,4 78,1 21,6
3.1.6 РК Виноградар 31 107/3 163,0 41,2 232,3 191,1 149,7 69,6 69,3 28,1
3.1.6 РК Виноградар 31 107/5 162,9 23,8 223,3 199,5 149,5 69,5 60,4 36,6
3.1.6 РК Виноградар 31 107/4 163,0 27,1 225,0 197,9 149,6 69,6 62,0 34,9
3.1.6 РК Виноградар 31 108 163,0 56,3 240,1 183,8 149,7 69,2 77,1 20,8
3.1.6 РК Виноградар 31 107/2 163,1 51,8 237,8 186,0 149,7 69,6 74,7 22,9
3.1.6 РК Виноградар 31 110/2 163,6 51,2 237,5 186,2 149,1 69,4 73,9 22,7
3.1.6 РК Виноградар 31 109 163,3 56,2 240,1 183,8 149,6 69,1 76,8 20,6
3.1.6 РК Виноградар 31 107/4А 163,0 25,5 224,2 198,7 149,6 69,5 61,2 35,7
3.1.6 РК Виноградар 31 106 162,2 56,6 240,2 183,6 149,8 69,3 78,1 21,5
3.1.6 РК Виноградар 31 112 163,6 55,2 239,5 184,3 149,2 69,0 75,9 20,8
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/3-1А 162,0 54,9 239,4 184,5 149,4 69,7 77,4 22,5
3.1.6 РК Виноградар 31 107 162,9 56,3 240,1 183,8 149,8 69,4 77,3 20,9
3.1.6 РК Виноградар 31 БН-4 163,2 50,6 237,2 186,5 148,9 69,5 74,0 23,3
3.1.6 РК Виноградар 31 107/1 163,2 54,0 238,9 184,9 149,8 69,5 75,7 21,6
3.1.6 РК Виноградар 31 БН5 163,0 54,9 239,4 184,5 149,6 69,8 76,4 21,5
3.1.6 РК Виноградар 32 БН1А 163,6 30,8 226,9 196,1 148,7 69,4 63,3 32,5
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/5 157,7 54,3 239,0 184,8 149,3 68,9 81,4 27,1
3.1.6 РК Виноградар 31 Крсп23/17 160,0 51,0 237,3 186,4 148,2 68,2 77,4 26,4
3.1.6 РК Виноградар 31 104а/6-2 160,9 49,8 236,7 186,9 147,3 68,6 75,8 26,0
3.1.6 РК Виноградар 31 Світло21 160,9 49,4 236,6 187,1 147,2 68,7 75,6 26,2
3.1.6 РК Виноградар 31 Светл19 161,0 50,4 237,1 186,6 147,8 68,4 76,1 25,6
3.1.6 РК Виноградар 31 112/1 163,3 55,1 239,5 184,4 148,9 69,3 76,2 21,1
3.1.6 РК Виноградар 31 світ19 161,2 50,0 236,8 186,8 147,4 68,6 75,6 25,6
3.1.6 РК Виноградар 31 #59 155,5 53,0 238,4 185,4 149,1 69,0 82,9 29,9
3.1.6 РК Виноградар 31 114/1А 162,0 54,5 239,2 184,6 148,6 69,3 77,2 22,6
3.1.6 РК Виноградар 31 т.49 157,8 54,2 239,0 184,8 149,3 68,9 81,2 27,0
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/3б 161,8 55,1 239,5 184,4 149,5 68,8 77,7 22,6
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/3а 162,0 55,2 239,5 184,3 149,6 68,8 77,5 22,4
3.1.6 РК Виноградар 31 КРАСН13-16 156,4 52,1 237,9 185,8 148,8 69,3 81,5 29,4
3.1.6 РК Виноградар 32 БН4Б 158,0 52,6 238,2 185,6 149,6 69,8 80,2 27,6
3.1.6 РК Виноградар 32 208/3А-2 161,4 55,2 239,5 184,3 149,0 69,5 78,2 22,9
3.1.6 РК Виноградар 32 БН5А 157,9 53,3 238,6 185,2 149,5 69,8 80,7 27,3
3.1.6 РК Виноградар 31 БНКРА14/14 156,5 51,9 237,8 185,9 148,6 69,3 81,3 29,4
3.1.6 РК Виноградар 31 БНКРАСНП21 159,9 52,0 237,9 185,9 148,6 68,7 77,9 26,0
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/6 154,9 54,0 238,9 184,9 149,2 68,9 84,0 30,1
3.1.6 РК Виноградар 31 БН1Б 163,3 55,2 239,5 184,3 149,0 69,2 76,2 21,1
3.1.6 РК Виноградар 31 БН МЕЖ18 154,4 53,5 238,6 185,2 149,1 68,8 84,2 30,8
3.1.6 РК Виноградар 31 112/2 163,1 55,0 239,4 184,4 148,8 69,3 76,3 21,3
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/2 162,9 56,1 240,0 183,9 149,8 69,1 77,1 21,0
3.1.6 РК Виноградар 33 310/7-6 127,0 43,3 233,4 190,1 148,5 69,3 106,4 63,1
3.1.6 РК Виноградар 33 310/7-5 130,6 43,7 233,6 189,9 148,8 69,1 103,0 59,3
3.1.6 РК Виноградар 31 БН1 161,0 37,4 230,3 192,9 149,1 69,6 69,3 31,9
3.1.6 РК Виноградар 32 БН3Б 159,4 40,0 231,7 191,7 149,3 69,7 72,3 32,3
3.1.6 РК Виноградар 33 310/7 141,4 51,6 237,6 186,1 149,3 69,4 96,3 44,7
3.1.6 РК Виноградар 33 310/7-3 146,3 44,6 234,0 189,5 149,1 69,4 87,8 43,2
3.1.6 РК Виноградар 33 320/2А 148,5 48,4 236,0 187,6 149,2 69,6 87,5 39,1
3.1.6 РК Виноградар 33 326 154,0 47,0 235,3 188,3 149,2 69,6 81,3 34,3
3.1.6 РК Виноградар 31 310/7-1а 148,8 47,5 235,5 188,0 149,2 69,4 86,7 39,2
3.1.6 РК Виноградар 31 310/6в 146,7 51,7 237,7 186,0 149,4 69,3 91,0 39,3
3.1.6 РК Виноградар 33 310/7-4 143,3 44,1 233,8 189,7 149,1 69,3 90,5 46,3
3.1.6 РК Виноградар 31 310/6г 146,0 51,6 237,7 186,0 149,4 69,3 91,7 40,0
3.1.6 РК Виноградар 31 325/А 153,8 47,2 235,4 188,2 149,2 69,6 81,5 34,3
3.1.6 РК Виноградар 31 310/6д 145,2 51,6 237,7 186,1 149,3 69,4 92,5 40,9
3.1.6 РК Виноградар 33 310/4 157,0 52,0 237,8 185,9 149,8 69,2 80,8 28,9
3.1.6 РК Виноградар 33 310 157,9 52,2 237,9 185,8 149,8 69,4 80,1 27,9
3.1.6 РК Виноградар 33 309 157,8 52,5 238,1 185,6 149,8 69,4 80,4 27,8
3.1.6 РК Виноградар 33 306/1 158,7 53,8 238,8 185,0 149,8 69,7 80,1 26,3
3.1.6 РК Виноградар 33 312 158,9 50,7 237,2 186,5 149,8 69,6 78,3 27,6
3.1.6 РК Виноградар 33 318 156,0 49,2 236,4 187,2 149,6 69,5 80,4 31,2
3.1.6 РК Виноградар 33 311 159,5 51,3 237,5 186,2 149,8 69,6 78,0 26,7
3.1.6 РК Виноградар 33 321(УТ-13) 156,3 48,4 236,0 187,6 149,5 69,6 79,7 31,4
3.1.6 РК Виноградар 33 310А 159,8 51,7 237,7 186,0 149,8 69,6 77,9 26,2
3.1.6 РК Виноградар 33 317 156,0 49,3 236,5 187,2 149,6 69,5 80,5 31,2
3.1.6 РК Виноградар 33 307 158,0 53,6 238,7 185,1 149,9 69,4 80,7 27,1
3.1.6 РК Виноградар 33 322 156,2 48,0 235,8 187,8 149,5 69,6 79,6 31,6
3.1.6 РК Виноградар 33 310/1 157,7 52,1 237,9 185,8 149,8 69,1 80,2 28,1
3.1.6 РК Виноградар 33 310/3 157,2 52,1 237,9 185,8 149,8 69,1 80,7 28,7
3.1.6 РК Виноградар 31 310/6б 152,0 51,8 237,7 186,0 149,5 69,3 85,7 34,0
3.1.6 РК Виноградар 31 312/1 158,6 50,6 237,2 186,5 149,7 69,8 78,5 27,9
3.1.6 РК Виноградар 31 310/6а 153,6 51,8 237,8 186,0 149,6 69,3 84,2 32,4
3.1.6 РК Виноградар 31 323 157,3 47,8 235,7 187,9 149,4 69,6 78,4 30,6
3.1.6 РК Виноградар 33 323/1 157,4 47,7 235,6 188,0 149,4 69,6 78,2 30,5
3.1.6 РК Виноградар 33 310/6 154,2 51,8 237,8 186,0 149,6 69,2 83,6 31,8
3.1.6 РК Виноградар 33 316 155,9 49,3 236,5 187,2 149,6 69,6 80,5 31,2
3.1.6 РК Виноградар 33 314 158,0 50,2 236,9 186,7 149,7 69,5 78,9 28,7
3.1.6 РК Виноградар 33 310/2 157,5 52,1 237,9 185,8 149,8 69,1 80,4 28,3
3.1.6 РК Виноградар 33 319 158,0 49,1 236,3 187,3 149,6 69,5 78,3 29,3
3.1.6 РК Виноградар 33 306 158,5 54,3 239,1 184,8 149,9 69,4 80,5 26,2
3.1.6 РК Виноградар 33 310/5 155,5 51,9 237,8 185,9 149,6 69,2 82,3 30,4
3.1.6 РК Виноградар 31 304А/20-3 145,2 47,5 235,5 188,0 148,6 69,2 90,4 42,9
3.1.6 РК Виноградар 31 304А/20-2 142,5 49,2 236,4 187,2 148,7 69,1 93,9 44,7
3.1.6 РК Виноградар 31 304А/20-4 139,3 44,2 233,9 189,6 148,4 69,3 94,5 50,3
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/18 147,9 52,3 238,0 185,7 149,0 69,1 90,2 37,8
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/12 156,8 52,6 238,2 185,6 149,4 69,2 81,4 28,8
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/15 151,5 52,4 238,1 185,7 149,3 69,2 86,6 34,2
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/19 146,3 52,3 238,0 185,7 149,0 69,2 91,7 39,4
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/17 150,9 52,4 238,1 185,7 149,2 69,1 87,1 34,7
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/16 151,0 52,4 238,1 185,7 149,3 69,0 87,1 34,7
3.1.6 РК Виноградар 31 304А/20-1 141,4 49,9 236,8 186,9 148,8 69,1 95,4 45,5
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/10 157,1 52,8 238,3 185,5 149,5 69,3 81,2 28,4
3.1.6 РК Виноградар 31 104а/6-4а 162,0 36,6 229,9 193,3 148,5 68,9 67,9 31,3
3.1.6 РК Виноградар 33 305 159,1 54,7 239,2 184,6 149,9 69,4 80,2 25,5
3.1.6 РК Виноградар 31 104а/6-3а 159,8 43,0 233,2 190,2 148,8 68,8 73,4 30,4
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3.1.6 РК Виноградар 33 304А/8 161,7 53,4 238,6 185,2 149,7 69,3 76,9 23,5
3.1.6 РК Виноградар 33 304 157,9 55,4 239,6 184,2 149,9 69,4 81,7 26,4
3.1.6 РК Виноградар 33 304А 158,0 54,7 239,3 184,5 149,9 69,4 81,3 26,5
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/1 163,0 57,2 240,5 183,4 149,9 69,0 77,5 20,4
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/6-2А 159,4 43,8 233,6 189,9 148,8 69,1 74,2 30,5
3.1.6 РК Виноградар 31 6-3а-1 162,0 33,0 228,1 195,1 148,0 68,7 66,1 33,1
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/4 161,9 54,0 238,9 184,9 149,8 69,2 77,0 23,0
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/6-5А 161,8 32,6 227,9 195,3 148,1 69,1 66,0 33,4
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/1 160,1 54,5 239,2 184,6 149,9 69,2 79,1 24,5
3.1.6 РК Виноградар 33 305/1 160,4 54,3 239,1 184,7 149,7 69,7 78,7 24,4
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/2 160,8 54,4 239,1 184,7 149,8 69,2 78,3 23,9
3.1.6 РК Виноградар 31 Своб,14 161,9 33,3 228,2 194,9 148,3 68,8 66,3 33,0
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/3 161,2 54,3 239,0 184,8 149,8 69,2 77,9 23,6
3.1.6 РК Виноградар 31 Свобод,10 161,2 37,1 230,2 193,1 148,7 68,9 69,0 31,8
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/5 161,7 53,9 238,8 185,0 149,8 69,2 77,1 23,2
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/6 161,4 53,7 238,7 185,0 149,7 69,3 77,4 23,7
3.1.6 РК Виноградар 33 304А/7 161,2 53,6 238,7 185,1 149,7 69,3 77,4 23,9
3.1.6 РК Виноградар 33 305/2 160,4 53,9 238,9 184,9 149,5 69,7 78,5 24,5
3.1.6 РК Виноградар 31 201 161,5 59,6 241,8 182,2 150,0 69,4 80,3 20,7
3.1.6 РК Виноградар 32 205 160,2 57,1 240,5 183,4 149,9 69,4 80,3 23,2
3.1.6 РК Виноградар 33 303 158,5 57,4 240,6 183,3 150,0 69,4 82,2 24,8
3.1.6 РК Виноградар 31 104А 163,0 57,5 240,7 183,2 149,9 69,2 77,7 20,2
3.1.6 РК Виноградар 31 102 161,4 59,7 241,8 182,2 150,0 69,2 80,4 20,7
3.1.6 РК Виноградар 32 202А 160,9 58,6 241,3 182,7 150,0 69,4 80,4 21,8
3.1.6 РК Виноградар 33 303/1 158,0 57,0 240,5 183,4 149,7 69,5 82,5 25,4
3.1.6 РК Виноградар 32 209/2 158,0 53,5 238,7 185,1 149,5 69,7 80,7 27,1
3.1.6 РК Виноградар 32 204 159,0 58,0 240,9 183,0 149,9 69,4 82,0 24,0
3.1.6 РК Виноградар 31 105 163,2 57,1 240,5 183,4 149,9 69,3 77,3 20,3
3.1.6 РК Виноградар 31 103 162,7 58,8 241,4 182,6 150,0 69,2 78,7 19,8
3.1.6 РК Виноградар 31 202 161,1 59,1 241,5 182,4 150,0 69,4 80,5 21,3
3.1.6 РК Виноградар 33 301 161,5 59,5 241,7 182,2 150,0 69,4 80,3 20,8
3.1.6 РК Виноградар 33 303/2 159,0 56,1 240,0 183,9 149,3 69,3 81,0 24,9
3.1.6 РК Виноградар 33 302 161,1 59,1 241,5 182,4 150,0 69,4 80,4 21,3
3.1.6 РК Виноградар 31 Порика13 160,8 56,6 240,3 183,6 148,2 69,2 79,5 22,9
3.1.6 РК Виноградар 31 101 161,5 59,8 241,9 182,1 150,0 69,2 80,4 20,6
3.1.6 РК Виноградар 32 208/4 161,0 55,3 239,6 184,3 149,3 68,9 78,5 23,3
3.1.6 РК Виноградар 32 207 161,0 55,8 239,8 184,0 149,9 69,4 78,8 23,0
3.1.6 РК Виноградар 32 209/1 158,0 53,9 238,8 185,0 149,7 69,7 80,8 27,0
3.1.6 РК Виноградар 32 208/3А 162,0 55,3 239,6 184,3 149,5 69,2 77,6 22,3
3.1.6 РК Виноградар 32 208 161,0 55,4 239,6 184,2 149,8 69,4 78,6 23,2
3.1.6 РК Виноградар 32 208/2 161,1 55,3 239,6 184,3 149,7 69,3 78,5 23,2
3.1.6 РК Виноградар 32 208/3А-1 161,6 55,2 239,5 184,3 149,3 69,4 78,0 22,7
3.1.6 РК Виноградар 32 216/3 162,9 35,8 229,5 193,7 149,4 69,5 66,6 30,8
3.1.6 РК Виноградар 32 208/1 160,9 55,3 239,6 184,3 149,8 69,3 78,7 23,4
3.1.6 РК Виноградар 32 214 158,3 50,6 237,1 186,5 149,7 69,4 78,8 28,2
3.1.6 РК Виноградар 32 208/5 161,9 55,3 239,5 184,3 149,1 69,0 77,7 22,4
3.1.6 РК Виноградар 32 209 159,6 54,6 239,2 184,6 149,8 69,5 79,7 25,0
3.1.6 РК Виноградар 32 213 158,4 51,6 237,7 186,0 149,7 69,5 79,3 27,6
3.1.6 РК Виноградар 32 216 159,9 42,0 232,7 190,7 149,6 69,5 72,8 30,8
3.1.6 РК Виноградар 32 211/1 158,0 52,7 238,2 185,5 149,7 69,8 80,2 27,5
3.1.6 РК Виноградар 32 215 159,5 43,8 233,6 189,9 149,6 69,5 74,2 30,4
3.1.6 РК Виноградар 32 216/2А 161,0 36,9 230,1 193,2 149,5 69,5 69,1 32,2
3.1.6 РК Виноградар 31 208/3 161,9 55,3 239,6 184,3 149,5 69,2 77,7 22,4
3.1.6 РК Виноградар 31 209/1-1 157,5 53,6 238,7 185,1 149,6 69,7 81,2 27,6
3.1.6 РК Виноградар 32 211 158,0 52,8 238,3 185,5 149,7 69,5 80,3 27,5
3.1.6 РК Виноградар 31 112/3 163,0 54,3 239,1 184,7 148,8 69,4 76,1 21,7
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/6-1 159,9 51,7 237,7 186,0 148,4 68,2 77,8 26,1
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/3 162,0 55,2 239,5 184,3 149,6 68,9 77,5 22,3
3.1.6 РК Виноградар 31 113 163,4 55,1 239,5 184,4 149,0 69,0 76,1 21,0
3.1.6 РК Виноградар 31 114 162,5 55,0 239,4 184,4 148,8 69,2 76,9 21,9
3.1.6 РК Виноградар 31 СВ26Б 163,3 54,9 239,4 184,5 149,2 69,3 76,1 21,2
3.1.6 РК Виноградар 31 104А/4 161,2 54,8 239,3 184,5 149,4 68,8 78,1 23,3

3.1.7 РК Молодь 1М 114(1) 162,6 50,3 254,8 204,5 149,7 69,2 92,1 41,9
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1-1 167,7 45,9 252,5 206,6 149,1 67,6 84,8 38,9
3.1.7 РК Молодь 1М 107А 171,0 64,0 261,9 197,9 149,9 69,2 90,9 26,9
3.1.7 РК Молодь 1М 101/1А 178,8 69,5 264,7 195,2 149,9 69,0 85,9 16,4
3.1.7 РК Молодь 1М 101/1А-2 175,9 68,6 264,3 195,7 149,7 69,6 88,4 19,8
3.1.7 РК Молодь 1М 106 174,0 66,6 263,3 196,6 150,0 69,2 89,3 22,6
3.1.7 РК Молодь 1М 101/1 178,8 69,5 264,7 195,2 149,7 67,2 86,0 16,5
3.1.7 РК Молодь 1М 106А 174,0 66,2 263,0 196,9 149,9 69,2 89,0 22,9
3.1.7 РК Молодь 1М 101А/1А-5 173,0 64,2 262,0 197,8 149,4 69,7 89,0 24,8
3.1.7 РК Молодь 1М 101/1A-3 175,1 66,5 263,2 196,7 149,5 69,7 88,1 21,6
3.1.7 РК Молодь 1М #н.о.№10 174,0 65,5 262,7 197,2 149,9 69,2 88,7 23,2
3.1.7 РК Молодь 1М 102 177,8 68,9 264,4 195,5 150,0 69,3 86,6 17,7
3.1.7 РК Молодь 1М 104 175,6 67,9 263,9 196,0 150,0 69,3 88,4 20,4
3.1.7 РК Молодь 1М 107 171,4 64,8 262,3 197,5 149,9 69,2 90,9 26,1
3.1.7 РК Молодь 1М 108 171,0 62,4 261,1 198,7 149,9 69,2 90,1 27,7
3.1.7 РК Молодь 1М #522 175,0 67,0 263,5 196,4 149,6 69,7 88,4 21,4
3.1.7 РК Молодь 1М 101/1А-1 178,0 69,1 264,5 195,4 149,8 69,6 86,5 17,4
3.1.7 РК Молодь 1М 101 178,7 69,5 264,8 195,2 150,0 69,3 86,0 16,5
3.1.7 РК Молодь 1М 103 177,0 68,5 264,2 195,7 150,0 69,3 87,2 18,7
3.1.7 РК Молодь 1М 101А/1А-4 173,1 64,7 262,3 197,6 149,5 69,7 89,1 24,4
3.1.7 РК Молодь 1М 101/4-1 177,6 69,5 264,7 195,2 145,3 67,7 87,2 17,7
3.1.7 РК Молодь 1М 101/3 178,3 69,5 264,7 195,2 147,8 66,8 86,4 16,9
3.1.7 РК Молодь 1М #505 180,2 69,5 264,7 195,2 148,0 66,7 84,6 15,0
3.1.7 РК Молодь 1М #506 181,0 69,5 264,7 195,2 148,5 66,5 83,7 14,2
3.1.7 РК Молодь 1М 101/4A 178,1 69,5 264,7 195,2 145,9 67,5 86,7 17,2
3.1.7 РК Молодь 1М 122 172,9 44,0 251,6 207,5 149,5 69,3 78,7 34,6
3.1.7 РК Молодь 1М 122/8 161,5 37,8 248,3 210,6 149,0 69,3 86,9 49,1
3.1.7 РК Молодь 1М 122/2 173,2 41,0 250,0 209,0 149,4 69,1 76,8 35,8
3.1.7 РК Молодь 1М 122/3 171,9 40,0 249,5 209,5 149,4 69,1 77,6 37,6
3.1.7 РК Молодь 1М 122/4-3 170,4 31,3 245,0 213,7 149,1 68,8 74,6 43,3
3.1.7 РК Молодь 1М 122/7-1 166,3 37,7 248,3 210,6 149,1 69,6 81,9 44,3
3.1.7 РК Молодь 1М 122/6 168,7 38,0 248,5 210,4 149,2 69,4 79,8 41,8
3.1.7 РК Молодь 1М 122/8-1(1) 161,5 37,7 248,3 210,6 148,8 69,4 86,8 49,2
3.1.7 РК Молодь 1М 123А 174,0 43,2 251,1 208,0 149,5 69,5 77,1 34,0

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1712



3.1.7 РК Молодь 1М 119/1 170,0 46,5 252,8 206,3 148,1 68,6 82,8 36,3
3.1.7 РК Молодь 1М #535 175,5 28,9 243,8 214,9 148,0 69,0 68,2 39,3
3.1.7 РК Молодь 1М 122/4-4 170,2 31,0 244,8 213,8 149,1 68,8 74,7 43,7
3.1.7 РК Молодь 1М 122/5 169,6 38,3 248,6 210,3 149,3 69,3 79,0 40,8
3.1.7 РК Молодь 1М 122/4-2 171,0 32,0 245,4 213,4 149,2 69,1 74,4 42,4
3.1.7 РК Молодь 1М 122/1(1) 173,0 42,3 250,7 208,4 149,5 69,1 77,7 35,4
3.1.7 РК Молодь 1М 122/4 170,1 38,5 248,7 210,2 149,3 69,2 78,6 40,2
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1-2А 169,8 42,6 250,8 208,2 148,7 67,4 80,9 38,4
3.1.7 РК Молодь 1М 116А/2А 171,0 46,3 252,7 206,4 149,4 69,5 81,7 35,4
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1 166,0 47,5 253,3 205,9 149,2 67,5 87,3 39,9
3.1.7 РК Молодь 1М 116 165,0 49,1 254,2 205,1 149,7 69,3 89,2 40,1
3.1.7 РК Молодь 1М 112А(1) 169,0 52,4 255,9 203,5 149,8 69,2 86,9 34,5
3.1.7 РК Молодь 1М 113(1) 165,8 50,5 254,9 204,4 149,6 69,8 89,2 38,6
3.1.7 РК Молодь 1М 112А 169,0 52,6 256,0 203,4 149,8 69,2 87,0 34,4
3.1.7 РК Молодь 1М 116А/2 170,5 46,3 252,7 206,4 149,6 69,5 82,2 35,9
3.1.7 РК Молодь 1М 114 162,4 50,3 254,8 204,5 149,8 69,2 92,4 42,1
3.1.7 РК Молодь 1М 111 169,5 56,3 257,9 201,6 149,8 69,2 88,4 32,1
3.1.7 РК Молодь 1М 113 166,2 50,9 255,1 204,2 149,8 69,2 88,9 38,0
3.1.7 РК Молодь 1М 110 169,9 57,4 258,5 201,1 149,8 69,3 88,6 31,1
3.1.7 РК Молодь 1М 115 163,0 49,1 254,2 205,1 149,6 68,1 91,2 42,1
3.1.7 РК Молодь 1М БН 19А 160,8 50,0 254,6 204,7 149,1 69,4 93,8 43,9
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1Б 165,1 47,8 253,5 205,7 149,4 67,4 88,4 40,6
3.1.7 РК Молодь 1М 116А/1 169,0 46,9 253,1 206,1 149,6 69,5 84,1 37,1
3.1.7 РК Молодь 1М 109 170,0 59,3 259,5 200,2 149,9 69,2 89,5 30,2
3.1.7 РК Молодь 1М 105 174,4 67,4 263,7 196,3 150,0 69,3 89,3 21,9
3.1.7 РК Молодь 1М 101/2 180,5 69,5 264,7 195,2 148,6 67,7 84,2 14,7
3.1.7 РК Молодь 1М 101/4 178,5 69,5 264,7 195,2 146,5 67,4 86,3 16,8
3.1.7 РК Молодь 1М 118 170,0 47,3 253,2 206,0 149,6 69,3 83,2 36,0
3.1.7 РК Молодь 1М 122/4-1 170,7 35,8 247,3 211,5 149,3 69,0 76,6 40,8
3.1.7 РК Молодь 1М 123 173,8 43,5 251,3 207,8 149,5 69,5 77,6 34,0
3.1.7 РК Молодь 1М 121 172,9 44,3 251,7 207,4 149,6 69,3 78,8 34,5
3.1.7 РК Молодь 1М Герцена, 7 172,9 39,6 249,3 209,7 149,5 69,8 76,4 36,8
3.1.7 РК Молодь 1М 122/7 166,8 37,8 248,4 210,5 149,1 69,4 81,6 43,8
3.1.7 РК Молодь 1М 122/1(1A) 173,0 42,5 250,8 208,3 149,5 69,2 77,8 35,3
3.1.7 РК Молодь 1М 120 172,1 45,8 252,5 206,7 149,6 69,3 80,4 34,6
3.1.7 РК Молодь 1М #195 172,3 42,3 250,7 208,4 149,4 69,7 78,4 36,1
3.1.7 РК Молодь 1М 121/1 172,9 44,0 251,5 207,6 149,0 69,5 78,6 34,7
3.1.7 РК Молодь 1М БОНВОЯЖ 172,1 29,1 243,8 214,8 148,9 68,9 71,8 42,7
3.1.7 РК Молодь 1М 119 170,6 46,7 253,0 206,2 149,6 69,3 82,4 35,6
3.1.7 РК Молодь 1М #201 171,5 29,3 244,0 214,7 149,0 69,5 72,4 43,1
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1-4 173,9 40,5 249,7 209,2 148,4 67,5 75,7 35,3
3.1.7 РК Молодь 1М 124 174,3 42,9 251,0 208,1 149,4 69,4 76,8 33,8
3.1.7 РК Молодь 1М 127 174,8 42,3 250,7 208,4 149,2 69,5 75,9 33,6
3.1.7 РК Молодь 1М 114/1А 161,8 50,1 254,7 204,6 149,4 69,3 93,0 42,8
3.1.7 РК Молодь 1М 112А-1 169,0 52,6 256,0 203,4 149,8 69,8 87,0 34,4
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1-2 169,1 43,3 251,1 207,8 148,8 67,7 82,0 38,7
3.1.7 РК Молодь 1М 126 174,9 42,6 250,8 208,2 149,3 69,5 76,0 33,3
3.1.7 РК Молодь 1М 116А 168,9 48,6 253,9 205,3 149,7 69,3 85,1 36,5
3.1.7 РК Молодь 1М 113(2)/1 168,1 50,5 254,9 204,4 149,6 69,8 86,8 36,3
3.1.7 РК Молодь 1М 116А/1А 169,4 47,3 253,3 206,0 149,6 69,4 83,9 36,6
3.1.7 РК Молодь 1М 116А(1) 168,8 48,0 253,6 205,6 149,7 69,4 84,8 36,8
3.1.7 РК Молодь 1М 113(2) 167,0 50,8 255,1 204,3 149,7 69,8 88,1 37,3
3.1.7 РК Молодь 1М 115УТ 162,3 49,7 254,5 204,8 149,7 69,2 92,2 42,5
3.1.7 РК Молодь 1М 114/1 161,0 46,6 252,9 206,3 148,9 69,5 92,0 45,3
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1А 164,0 47,9 253,6 205,6 149,5 68,2 89,6 41,6
3.1.7 РК Молодь 1М 112А/1 169,0 52,5 256,0 203,4 149,7 69,9 87,0 34,4
3.1.7 РК Молодь 1М 112 169,1 54,6 257,0 202,4 149,8 69,2 87,9 33,3
3.1.7 РК Молодь 1М 118(1) 170,0 47,2 253,2 206,0 149,6 69,8 83,2 36,0
3.1.7 РК Молодь 1М 117 170,0 47,7 253,5 205,8 149,6 69,3 83,5 35,8
3.1.7 РК Молодь 1М 123А/1А 174,0 43,1 251,1 208,0 149,3 69,7 77,1 34,0
3.1.7 РК Молодь 1М 125А 174,9 42,7 250,9 208,2 149,3 69,5 76,0 33,3
3.1.7 РК Молодь 1М 128 174,0 42,0 250,5 208,5 149,1 69,5 76,6 34,5
3.1.7 РК Молодь 1М 129 173,0 42,0 250,5 208,5 149,0 69,5 77,5 35,5
3.1.7 РК Молодь 1М 116А/3 170,3 42,5 250,8 208,3 149,2 69,6 80,4 38,0
3.1.7 РК Молодь 1М 116А/4 170,7 42,5 250,8 208,3 17,3 13,2 80,1 37,6
3.1.7 РК Молодь 1М 125 174,9 42,8 250,9 208,2 149,3 69,4 76,1 33,3
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1-3 173,4 40,8 249,8 209,0 148,5 67,5 76,5 35,6
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1-5 174,0 40,5 249,6 209,2 146,7 68,3 75,6 35,2
3.1.7 РК Молодь Вузол 158,8 42,0 250,5 208,5 149,0 69,5 91,8 49,8
3.1.7 РК Молодь 1М 115/1-6 174,0 40,5 249,6 209,2 146,5 68,3 75,6 35,2

3.1.8 РК Воскресенка СД2 до Стар 26 100,3 65,7 195,6 129,9 146,9 68,3 95,3 29,5
3.1.8 РК Воскресенка СД2 252/2-2-1 100,2 65,5 195,5 130,0 146,8 68,3 95,3 29,7
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/3 102,4 67,3 196,4 129,1 149,1 68,7 94,0 26,7
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/5-5 103,0 64,9 195,2 130,3 148,9 69,3 92,2 27,3
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/5 101,0 66,9 196,2 129,3 149,0 68,8 95,2 28,3
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/8 101,0 66,7 196,1 129,4 148,8 68,5 95,1 28,4
3.1.8 РК Воскресенка В2 до ТК -4а 101,0 66,5 196,0 129,5 148,9 69,3 95,0 28,5
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/4аР 101,6 66,2 195,9 129,6 148,9 69,3 94,3 28,1
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/6 100,9 66,8 196,2 129,3 148,9 68,4 95,2 28,4
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/5-6 103,0 63,9 194,7 130,7 148,7 69,4 91,7 27,7
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/5-12 103,6 61,1 193,2 132,1 148,7 69,4 89,6 28,5
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/4 102,0 67,1 196,3 129,2 149,1 68,8 94,3 27,2
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/7 101,0 66,8 196,2 129,3 148,9 68,4 95,2 28,3
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/4А 101,7 66,9 196,2 129,3 149,0 68,8 94,5 27,6
3.1.8 РК Воскресенка В2 221 104,6 68,0 196,7 128,8 149,4 68,5 92,1 24,2
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 260/1а 106,0 68,9 197,2 128,3 148,4 67,5 91,2 22,3
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 263 103,3 69,9 197,7 127,9 149,6 68,6 94,4 24,6
3.1.8 РК Воскресенка В2 220 104,6 68,0 196,8 128,8 149,4 68,6 92,2 24,2
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 261 105,8 69,2 197,4 128,2 149,5 68,6 91,6 22,4
3.1.8 РК Воскресенка СД2 259 105,0 68,0 196,8 128,8 149,4 68,6 91,8 23,8
3.1.8 РК Воскресенка В2 219 105,0 68,0 196,8 128,8 149,4 68,6 91,8 23,8
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 Т"В"(260) 106,0 68,9 197,2 128,3 147,7 67,8 91,2 22,3
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 260 106,0 68,9 197,2 128,3 149,5 68,5 91,2 22,3
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 268а 100,7 68,8 197,2 128,4 149,0 68,8 96,5 27,6
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269 100,3 68,8 197,2 128,4 149,0 68,8 96,9 28,1
3.1.8 РК Воскресенка В2 226 100,0 67,6 196,5 129,0 148,7 68,2 96,5 29,0
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3.1.8 РК Воскресенка В2 2П-2 103,0 67,8 196,7 128,9 149,3 68,5 93,7 25,9
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269/2-1 101,0 65,0 195,2 130,2 148,7 69,2 94,2 29,3
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 264 103,7 69,7 197,7 128,0 149,5 69,1 94,0 24,3
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269/4 99,9 67,2 196,3 129,2 148,8 69,0 96,5 29,3
3.1.8 РК Воскресенка В2 221а 104,3 67,9 196,7 128,8 149,3 68,5 92,4 24,6
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269/1-3 101,1 62,6 194,0 131,4 148,2 69,1 92,9 30,3
3.1.8 РК Воскресенка В2 223 101,7 67,7 196,6 128,9 149,3 68,5 94,9 27,2
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269/1-2 101,0 63,1 194,2 131,1 148,4 69,0 93,2 30,1
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 265 103,7 69,6 197,6 128,0 149,5 69,1 93,9 24,3
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269/1-4 101,5 62,0 193,7 131,7 148,1 69,1 92,2 30,2
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 267 103,1 69,1 197,3 128,3 149,4 69,2 94,2 25,2
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 270 99,5 68,5 197,1 128,5 148,6 69,0 97,5 29,0
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269/1-1 100,0 64,1 194,7 130,7 148,5 69,0 94,7 30,7
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 268 102,4 68,9 197,3 128,3 149,2 68,7 94,9 26,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 221Б 104,3 67,9 196,7 128,8 149,3 68,5 92,4 24,5
3.1.8 РК Воскресенка В1 118 102,0 70,7 198,1 127,5 149,6 68,6 96,1 25,5
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/1 102,2 67,7 196,6 128,9 149,2 68,7 94,4 26,7
3.1.8 РК Воскресенка В2 224 99,3 67,6 196,6 128,9 149,0 68,6 97,3 29,7
3.1.8 РК Воскресенка В2 222 102,9 67,8 196,7 128,9 149,3 68,5 93,8 26,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 225 99,2 67,6 196,6 129,0 148,8 68,6 97,3 29,7
3.1.8 РК Воскресенка В1 101а 99,4 79,3 202,6 123,3 150,0 68,7 103,2 23,9
3.1.8 РК Воскресенка В1 102 100,0 78,3 202,1 123,8 149,9 68,7 102,1 23,8
3.1.8 РК Воскресенка В1 101 99,9 79,5 202,7 123,3 150,0 68,7 102,8 23,3
3.1.8 РК Воскресенка В1 104(1В,2В) 100,0 77,0 201,5 124,4 149,9 68,8 101,5 24,4
3.1.8 РК Воскресенка В1 108-1,2 99,0 75,3 200,6 125,3 149,8 69,8 101,6 26,3
3.1.8 РК Воскресенка В1 108(1В,2В) 99,0 75,3 200,6 125,2 149,8 68,7 101,6 26,2
3.1.8 РК Воскресенка В1 108-1в,2в 99,0 75,3 200,6 125,3 149,8 69,8 101,6 26,3
3.1.8 РК Воскресенка В1 108/1С 99,0 74,7 200,3 125,5 149,7 69,8 101,3 26,5
3.1.8 РК Воскресенка В1 107(1В,2В) 99,3 75,9 200,9 125,0 149,8 68,7 101,6 25,7
3.1.8 РК Воскресенка В1 106С 99,3 75,9 200,9 125,0 149,8 68,7 101,6 25,6
3.1.8 РК Воскресенка В1 109(1В,2В) 99,0 74,5 200,1 125,7 149,8 68,7 101,1 26,7
3.1.8 РК Воскресенка В1 111/1 99,2 73,3 199,5 126,2 149,6 69,5 100,3 27,0
3.1.8 РК Воскресенка В1 111/2 99,0 72,9 199,3 126,4 149,5 69,6 100,3 27,4
3.1.8 РК Воскресенка В1 110(1В,2В) 99,5 73,7 199,7 126,0 149,7 68,7 100,3 26,5
3.1.8 РК Воскресенка В1 110 99,0 73,9 199,8 125,9 149,7 68,7 100,8 26,9
3.1.8 РК Воскресенка В1 112(1В,2В) 99,0 72,8 199,3 126,5 149,7 68,7 100,3 27,5
3.1.8 РК Воскресенка В1 113/2 99,5 71,3 198,5 127,2 149,6 69,3 99,0 27,7
3.1.8 РК Воскресенка В1 113/3 98,0 68,7 197,1 128,5 149,4 69,4 99,1 30,4
3.1.8 РК Воскресенка В1 109/4 99,0 74,3 200,0 125,8 149,1 69,3 101,0 26,8
3.1.8 РК Воскресенка В1 114 99,4 72,2 198,9 126,8 149,6 68,6 99,5 27,4
3.1.8 РК Воскресенка В1 111-1,2 99,6 73,6 199,7 126,1 149,7 68,7 100,1 26,4
3.1.8 РК Воскресенка В1 113С 99,0 72,8 199,3 126,5 149,7 68,7 100,3 27,5
3.1.8 РК Воскресенка В1 113/5 99,0 66,6 196,1 129,5 149,1 69,6 97,1 30,5
3.1.8 РК Воскресенка В1 113/3-1 98,2 68,0 196,8 128,8 149,2 69,5 98,6 30,6
3.1.8 РК Воскресенка В1 113-1,2 99,0 72,7 199,2 126,5 149,7 69,3 100,2 27,5
3.1.8 РК Воскресенка В1 113/1с,2с 99,0 72,2 199,0 126,7 149,6 69,3 100,0 27,7
3.1.8 РК Воскресенка В1 111с 99,2 73,5 199,6 126,1 149,7 68,7 100,5 26,9
3.1.8 РК Воскресенка В1 113/4 98,3 68,1 196,8 128,7 149,3 69,4 98,5 30,4
3.1.8 РК Воскресенка В1 від 113/5 99,0 66,4 196,0 129,6 149,1 69,6 97,0 30,6
3.1.8 РК Воскресенка В1 114/2 99,3 70,5 198,1 127,6 149,4 69,7 98,8 28,2
3.1.8 РК Воскресенка В1 114/1 100,0 71,4 198,5 127,2 149,6 69,6 98,6 27,2
3.1.8 РК Воскресенка В1 113/1 99,0 72,2 199,0 126,8 149,6 69,3 100,0 27,8
3.1.8 РК Воскресенка В2 227 99,6 67,6 196,5 129,0 148,4 68,4 96,9 29,4
3.1.8 РК Воскресенка В2 228 99,0 67,5 196,5 129,0 148,5 68,5 97,5 30,0
3.1.8 РК Воскресенка В1 114а/1 100,0 71,2 198,4 127,2 149,6 68,2 98,4 27,2
3.1.8 РК Воскресенка В1 114а/2 100,0 71,0 198,3 127,3 149,5 68,2 98,3 27,3
3.1.8 РК Воскресенка В1 114а/5 100,0 70,3 198,0 127,7 149,4 68,2 98,0 27,7
3.1.8 РК Воскресенка В1 114а/3 100,0 70,8 198,2 127,4 149,5 68,2 98,2 27,4
3.1.8 РК Воскресенка В2 227А/8 98,3 68,3 196,9 128,6 147,9 68,1 98,7 30,3
3.1.8 РК Воскресенка В1 114а/6 100,0 69,7 197,7 128,0 149,3 68,2 97,7 28,0
3.1.8 РК Воскресенка В1 114а/8 99,4 68,8 197,2 128,4 149,2 68,3 97,8 29,0
3.1.8 РК Воскресенка В1 114А 100,0 71,7 198,7 127,0 149,6 68,5 98,7 27,1
3.1.8 РК Воскресенка В2 227а/2 99,0 67,7 196,6 128,9 148,9 68,5 97,6 29,9
3.1.8 РК Воскресенка В2 227А/1 99,0 67,6 196,6 129,0 148,9 68,5 97,6 30,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 227А/4 98,9 68,4 197,0 128,6 149,1 68,3 98,1 29,8
3.1.8 РК Воскресенка В2 228/1 99,0 67,5 196,5 129,0 148,4 68,7 97,5 30,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 227А/7 98,6 68,3 197,0 128,6 148,1 68,0 98,3 30,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 228/2 99,0 67,5 196,5 129,0 148,4 68,7 97,5 30,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 227А 99,0 67,6 196,5 129,0 148,5 68,5 97,5 30,0
3.1.8 РК Воскресенка В1 116 100,0 71,4 198,5 127,1 149,6 68,6 98,5 27,1
3.1.8 РК Воскресенка В1 115 100,0 71,6 198,6 127,1 149,6 68,6 98,6 27,1
3.1.8 РК Воскресенка В1 117 101,0 71,0 198,3 127,3 149,6 68,6 97,3 26,3
3.1.8 РК Воскресенка В2 231 98,5 67,5 196,5 129,0 147,5 68,7 98,0 30,5
3.1.8 РК Воскресенка В2 230 98,8 67,5 196,5 129,0 148,1 68,5 97,7 30,2
3.1.8 РК Воскресенка В2 228/5 99,0 66,8 196,2 129,3 147,4 68,6 97,2 30,3
3.1.8 РК Воскресенка В2 230/2 99,1 66,5 196,0 129,5 147,8 68,6 96,9 30,4
3.1.8 РК Воскресенка В2 230/5 99,0 65,9 195,7 129,8 147,6 68,7 96,7 30,8
3.1.8 РК Воскресенка В2 228/4 99,7 67,1 196,3 129,2 148,0 68,3 96,6 29,5
3.1.8 РК Воскресенка В2 229 99,1 67,5 196,5 129,0 148,2 68,6 97,5 30,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 230/1 99,0 67,1 196,3 129,2 148,0 68,6 97,3 30,2
3.1.8 РК Воскресенка В2 230/8 99,0 65,5 195,5 130,0 147,4 68,8 96,5 31,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 230/3 99,0 66,2 195,9 129,6 147,7 68,7 96,9 30,6
3.1.8 РК Воскресенка В2 230/7 99,0 65,5 195,5 130,0 147,4 68,7 96,5 31,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/9 101,0 66,6 196,0 129,5 148,6 68,6 95,0 28,5
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/12 102,2 65,5 195,5 130,0 148,1 69,1 93,3 27,8
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/10 100,2 66,5 196,0 129,5 148,4 68,7 95,8 29,4
3.1.8 РК Воскресенка СД2 252/2-2 100,5 65,8 195,6 129,8 147,7 67,9 95,1 29,3
3.1.8 РК Воскресенка СД2 до ТК 1л 100,7 65,9 195,7 129,8 147,7 68,9 95,0 29,1
3.1.8 РК Воскресенка СД2 252/1-1 100,5 66,1 195,8 129,7 147,9 67,8 95,3 29,2
3.1.8 РК Воскресенка CD2 т.А 101,0 65,7 195,6 129,9 147,9 68,9 94,6 28,9
3.1.8 РК Воскресенка СД2 ЦТП Пер 3а 100,5 66,4 195,9 129,5 147,8 68,9 95,4 29,0
3.1.8 РК Воскресенка CD2 252/2 100,3 66,5 196,0 129,5 148,1 67,7 95,7 29,2
3.1.8 РК Воскресенка CD2 1220102 101,0 65,6 195,5 129,9 147,8 68,9 94,5 28,9
3.1.8 РК Воскресенка В2 СЭВС29 101,9 65,4 195,4 130,0 148,1 69,1 93,5 28,1
3.1.8 РК Воскресенка CD2 252/1 101,0 66,5 196,0 129,5 146,2 66,7 95,0 28,5
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/11 100,9 66,1 195,8 129,7 148,3 69,0 94,9 28,8
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3.1.8 РК Воскресенка ВД2 ЦТП П 7А 101,0 66,4 196,0 129,5 144,6 67,4 95,0 28,5
3.1.8 РК Воскресенка СД2 ІТП Ста 26 100,4 65,8 195,6 129,8 146,9 68,2 95,3 29,5
3.1.8 РК Воскресенка В2 СЭВС28 101,0 66,7 196,1 129,4 148,9 69,4 95,1 28,4
3.1.8 РК Воскресенка В2 223/2 102,3 67,6 196,6 129,0 149,2 68,7 94,2 26,6
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 СЕВП-28н 100,8 66,3 195,9 129,6 148,9 69,5 95,1 28,8
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269/3 100,6 66,4 195,9 129,6 148,8 69,0 95,4 29,0
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269/2 100,9 66,1 195,8 129,7 148,8 69,0 94,9 28,8
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 267А 102,9 69,0 197,3 128,3 149,3 68,7 94,4 25,4
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 269/1 100,2 64,8 195,1 130,3 148,6 68,9 94,9 30,1
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 БН24 100,8 64,7 195,0 130,4 148,6 69,3 94,3 29,6
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 620691 100,7 63,4 194,4 131,0 148,3 69,2 93,7 30,2
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 266 103,4 69,3 197,4 128,2 149,4 69,2 94,1 24,8
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 260/1 105,5 68,9 197,2 128,3 146,5 68,3 91,8 22,9
3.1.8 РК Воскресенка В1 103 100,0 77,6 201,7 124,2 149,9 68,7 101,7 24,2
3.1.8 РК Воскресенка В1 БН-54 99,0 73,6 199,7 126,1 148,8 69,4 100,7 27,1
3.1.8 РК Воскресенка В1 109 99,0 74,5 200,2 125,6 149,8 68,7 101,2 26,6
3.1.8 РК Воскресенка В1 105 99,9 76,3 201,1 124,8 149,9 68,8 101,2 24,9
3.1.8 РК Воскресенка В1 БН-55 99,0 74,5 200,2 125,6 149,7 69,8 101,2 26,6
3.1.8 РК Воскресенка В1 108С 99,0 75,4 200,6 125,2 149,8 68,8 101,6 26,2
3.1.8 РК Воскресенка В1 109/2 99,0 74,5 200,2 125,6 149,6 69,1 101,2 26,6
3.1.8 РК Воскресенка В1 1210061 99,0 72,0 198,8 126,9 149,2 69,6 99,8 27,9
3.1.8 РК Воскресенка В1 БН-52 98,3 67,5 196,5 129,0 149,1 69,6 98,2 30,7
3.1.8 РК Воскресенка В1 1210045 100,0 70,5 198,1 127,6 148,7 69,4 98,1 27,6
3.1.8 РК Воскресенка В1 109/3 99,0 74,3 200,0 125,7 149,2 69,3 101,0 26,7
3.1.8 РК Воскресенка В1 1210062 99,0 72,7 199,2 126,5 149,2 69,6 100,2 27,5
3.1.8 РК Воскресенка В1 БН-51 99,2 70,1 197,9 127,8 149,4 69,7 98,7 28,6
3.1.8 РК Воскресенка В1 БН-53 99,0 72,4 199,1 126,6 149,3 69,7 100,1 27,6
3.1.8 РК Воскресенка В1 1210046 98,6 67,4 196,5 129,1 148,5 69,3 97,9 30,5
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 КРП Рай 3б 99,1 67,5 196,5 129,0 148,2 69,1 97,4 30,0
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 ЦТП Сер 34 99,2 59,9 192,6 132,7 146,9 68,5 93,5 33,5
3.1.8 РК Воскресенка В1 114А/7 100,0 69,0 197,3 128,3 149,2 68,3 97,3 28,3
3.1.8 РК Воскресенка В2 227А/5 99,0 68,4 197,0 128,6 148,7 67,8 98,0 29,6
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 272 99,0 67,5 196,5 129,0 148,2 69,1 97,5 30,0
3.1.8 РК Воскресенка В1 114А/4 100,0 70,5 198,1 127,6 149,4 68,2 98,1 27,6
3.1.8 РК Воскресенка В2 227А/3 98,2 68,2 196,9 128,7 149,0 68,4 98,7 30,5
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 267/3 99,0 60,8 193,1 132,2 147,2 68,4 94,1 33,2
3.1.8 РК Воскресенка ВД2 271 99,1 68,1 196,8 128,7 148,4 69,0 97,7 29,6
3.1.8 РК Воскресенка В2 БН-67 Р 16 99,0 67,4 196,5 129,0 148,1 69,1 97,5 30,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 228/3 99,7 67,2 196,3 129,2 148,1 68,9 96,6 29,4
3.1.8 РК Воскресенка В2 БН-32 99,0 65,9 195,7 129,8 147,6 68,9 96,7 30,8
3.1.8 РК Воскресенка В2 БН-54 Ват 99,0 66,6 196,1 129,4 147,2 68,7 97,1 30,4
3.1.8 РК Воскресенка В2 БН-52 ТМ2 99,9 67,1 196,3 129,2 148,1 69,1 96,4 29,3
3.1.8 РК Воскресенка В2 1220049 99,2 66,6 196,0 129,5 147,7 68,9 96,8 30,2
3.1.8 РК Воскресенка В2 БН31 Вер 9 99,0 67,3 196,4 129,1 147,4 68,8 97,4 30,1
3.1.8 РК Воскресенка В2 230/6 99,1 65,7 195,6 129,9 147,5 68,7 96,5 30,7
3.1.8 РК Воскресенка Вузол20 100,2 66,5 196,0 129,5 148,5 68,6 95,8 29,3
3.1.8 РК Воскресенка Вузол19 99,0 67,5 196,5 129,0 148,5 68,5 97,5 30,0
3.1.8 РК Воскресенка Вузол15 100,0 80,0 203,0 123,0 150,0 68,7 103,0 23,0
3.1.8 РК Воскресенка В2 230/4 99,0 66,0 195,7 129,7 147,6 68,7 96,7 30,7

3.1.9 СТ Біличі 41 108/2а 161,3 66,7 253,2 186,5 149,7 69,2 91,9 25,2
3.1.9 СТ Біличі 41 Т.А 107А/1 151,0 77,1 258,5 181,5 128,8 57,6 107,5 30,5
3.1.9 СТ Біличі 41 108/2 162,0 67,6 253,6 186,0 149,7 69,1 91,6 24,0
3.1.9 СТ Біличі 41 107 160,0 77,2 258,6 181,4 149,9 69,0 98,6 21,4
3.1.9 СТ Біличі 41 БН-КЛАВД36 162,0 64,9 252,2 187,4 149,5 69,7 90,2 25,4
3.1.9 СТ Біличі 41 114/30-3 137,1 51,5 245,3 193,8 148,5 69,3 108,3 56,8
3.1.9 СТ Біличі 41 114/30-2 137,1 52,8 246,0 193,2 148,6 69,2 108,9 56,1
3.1.9 СТ Біличі 41 114/30-1 148,0 59,3 249,4 190,0 149,1 69,0 101,4 42,1
3.1.9 СТ Біличі 42 2П-6 162,0 66,7 253,1 186,4 149,4 68,8 91,1 24,4
3.1.9 СТ Біличі Вузол12 159,0 78,0 259,0 181,0 150,0 68,9 100,0 22,0
3.1.9 СТ Біличі 42 223 158,7 67,2 253,4 186,2 149,5 68,7 94,7 27,5
3.1.9 СТ Біличі 42 222 159,0 67,5 253,5 186,0 149,5 68,7 94,5 27,1
3.1.9 СТ Біличі 42 221А 158,2 68,4 254,0 185,6 148,9 69,1 95,8 27,4
3.1.9 СТ Біличі 41 124 149,5 76,1 258,0 181,9 149,2 69,0 108,5 32,4
3.1.9 СТ Біличі 41 Док 10 157,9 73,1 256,5 183,4 148,6 69,3 98,6 25,5
3.1.9 СТ Біличі 42 221/1 160,3 68,4 254,0 185,6 149,3 69,0 93,7 25,3
3.1.9 СТ Біличі 41 108/1 162,0 69,1 254,4 185,3 149,8 69,5 92,4 23,3
3.1.9 СТ Біличі 41 108/3 161,9 65,3 252,5 187,1 149,6 69,2 90,5 25,2
3.1.9 СТ Біличі 41 106 160,0 77,3 258,6 181,3 149,9 69,0 98,6 21,3
3.1.9 СТ Біличі 42 Т.ВРПАЛ25 160,2 68,4 254,0 185,6 149,3 69,0 93,8 25,4
3.1.9 СТ Біличі 41 107А 160,0 77,1 258,5 181,5 149,8 69,0 98,5 21,5
3.1.9 СТ Біличі 41 Т.В 107А/1 150,7 77,1 258,5 181,5 126,4 58,6 107,9 30,8
3.1.9 СТ Біличі 42 221А/1 159,0 68,2 253,9 185,7 148,7 69,2 94,9 26,7
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/5А 166,5 63,4 251,4 188,0 148,7 69,0 84,9 21,5
3.1.9 СТ Біличі 42 221А/2 159,0 68,1 253,9 185,7 148,5 69,3 94,9 26,7
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/5Б 165,8 63,3 251,4 188,0 148,7 68,7 85,6 22,3
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/5В 164,0 63,0 251,2 188,2 148,4 68,9 87,2 24,2
3.1.9 СТ Біличі 41 111/1 162,8 76,5 258,2 181,7 149,5 69,4 95,5 19,0
3.1.9 СТ Біличі 41 113 157,8 76,4 258,2 181,7 149,7 69,1 100,4 24,0
3.1.9 СТ Біличі 41 112 161,9 76,6 258,3 181,7 149,7 69,0 96,4 19,8
3.1.9 СТ Біличі 41 108 161,6 76,9 258,4 181,5 149,8 69,1 96,8 19,9
3.1.9 СТ Біличі 41 110 162,0 76,7 258,3 181,6 149,8 69,0 96,4 19,7
3.1.9 СТ Біличі 41 114А/34А-2 149,6 61,6 250,5 188,9 148,4 68,2 100,9 39,3
3.1.9 СТ Біличі 41 114/34А/1 150,0 63,0 251,3 188,3 148,6 68,1 101,3 38,3
3.1.9 СТ Біличі 41 114/40нез 150,0 63,2 251,3 188,2 148,7 68,1 101,3 38,2
3.1.9 СТ Біличі 41 114/15 152,0 68,1 253,9 185,8 149,2 69,5 101,9 33,8
3.1.9 СТ Біличі 41 114/14 152,6 68,5 254,1 185,6 149,2 69,5 101,5 32,9
3.1.9 СТ Біличі 41 114/33нез 150,6 63,2 251,4 188,1 149,1 67,9 100,8 37,5
3.1.9 СТ Біличі 41 114/34нез 150,4 63,2 251,4 188,2 148,9 68,0 101,0 37,8
3.1.9 СТ Біличі 41 БН-53нез 150,7 63,2 251,4 188,1 149,2 67,9 100,7 37,5
3.1.9 СТ Біличі 41 115/4 154,1 75,3 257,6 182,3 149,3 69,7 103,6 28,2
3.1.9 СТ Біличі 41 509 157,0 76,3 258,1 181,8 149,6 69,1 101,1 24,8
3.1.9 СТ Біличі 41 117 154,2 76,3 258,1 181,8 149,5 69,0 104,0 27,7
3.1.9 СТ Біличі 41 116 155,0 76,3 258,1 181,8 149,6 68,9 103,1 26,8
3.1.9 СТ Біличі 41 114/30 151,2 64,7 252,1 187,4 149,5 69,1 100,9 36,3
3.1.9 СТ Біличі 41 114/9 156,5 74,1 257,0 182,9 149,7 69,3 100,4 26,4
3.1.9 СТ Біличі 41 114/20 153,6 69,2 254,4 185,3 149,5 69,7 100,9 31,7
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3.1.9 СТ Біличі 41 114/11 155,4 71,7 255,8 184,0 149,6 69,5 100,4 28,6
3.1.9 СТ Біличі 41 115/1 155,4 76,3 258,1 181,8 149,6 69,5 102,7 26,4
3.1.9 СТ Біличі 41 114/17 153,3 69,4 254,6 185,2 149,6 69,3 101,3 31,9
3.1.9 СТ Біличі 41 114 156,1 76,3 258,1 181,8 149,7 69,1 102,0 25,7
3.1.9 СТ Біличі 41 115 155,5 76,3 258,1 181,8 149,6 69,0 102,7 26,3
3.1.9 СТ Біличі 41 114/31 151,4 64,1 251,8 187,7 149,4 69,3 100,5 36,4
3.1.9 СТ Біличі 41 114/22 152,3 66,7 253,2 186,5 149,4 69,7 100,8 34,1
3.1.9 СТ Біличі 41 114А/34А-4 149,0 59,3 249,4 190,0 148,0 68,4 100,4 41,1
3.1.9 СТ Біличі 41 114А/34А-3 149,0 59,9 249,7 189,8 148,1 68,3 100,7 40,8
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/4А 143,4 73,0 256,4 183,4 148,8 69,4 113,0 40,0
3.1.9 СТ Біличі 41 126а/8-1 135,3 71,4 255,6 184,2 148,0 69,0 120,3 48,9
3.1.9 СТ Біличі 41 /9 160,9 69,3 254,5 185,2 149,4 69,7 93,6 24,3
3.1.9 СТ Біличі 41 #107 163,0 64,6 252,1 187,5 149,4 69,7 89,1 24,5
3.1.9 СТ Біличі 41 ПЕРЕХ.ДИАМ 160,8 73,2 256,5 183,3 149,5 69,6 95,7 22,5
3.1.9 СТ Біличі 41 /4 161,3 73,5 256,7 183,2 149,7 69,3 95,4 21,9
3.1.9 СТ Біличі 41 /3 161,4 73,9 256,9 183,0 149,8 69,5 95,5 21,6
3.1.9 СТ Біличі 41 ПЕРЕХ.ДИА2 160,2 73,4 256,6 183,2 149,6 69,6 96,4 23,0
3.1.9 СТ Біличі 41 #60 161,0 72,6 256,2 183,6 149,5 69,6 95,2 22,6
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/5Е 168,0 62,5 250,9 188,4 148,0 69,0 82,9 20,4
3.1.9 СТ Біличі 41 /2 158,6 76,6 258,3 181,7 149,9 69,4 99,7 23,1
3.1.9 СТ Біличі 42 103" 159,0 77,6 258,8 181,2 149,9 68,8 99,8 22,2
3.1.9 СТ Біличі 41 ПД(106) 161,3 73,4 256,6 183,2 149,6 69,8 95,3 22,0
3.1.9 СТ Біличі 41 105 159,0 77,5 258,7 181,3 149,9 69,0 99,7 22,3
3.1.9 СТ Біличі 41 104 159,0 77,6 258,8 181,2 149,9 69,0 99,8 22,2
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/6 166,8 60,7 250,0 189,3 148,6 69,2 83,2 22,5
3.1.9 СТ Біличі 42 207 162,0 75,6 257,8 182,1 149,9 68,6 95,8 20,1
3.1.9 СТ Біличі 42 206 162,0 75,7 257,8 182,1 149,9 68,6 95,8 20,1
3.1.9 СТ Біличі 42 205 162,0 75,8 257,9 182,0 149,9 68,6 95,9 20,0
3.1.9 СТ Біличі 42 204 162,0 76,0 258,0 181,9 149,9 68,6 96,0 20,0
3.1.9 СТ Біличі 42 202 159,0 76,9 258,4 181,5 149,9 68,6 99,4 22,5
3.1.9 СТ Біличі 42 201 158,6 77,3 258,6 181,3 149,9 68,5 100,0 22,7
3.1.9 СТ Біличі 42 203 159,6 76,8 258,4 181,6 149,9 68,6 98,8 22,0
3.1.9 СТ Біличі 41 103 159,0 77,7 258,8 181,1 150,0 69,0 99,8 22,1
3.1.9 СТ Біличі 41 101 158,6 77,9 258,9 181,0 150,0 69,0 100,3 22,4
3.1.9 СТ Біличі 41 102 158,6 77,8 258,9 181,1 150,0 69,0 100,3 22,5
3.1.9 СТ Біличі 42 210 164,0 74,8 257,3 182,5 149,8 68,6 93,3 18,5
3.1.9 СТ Біличі 42 211 164,5 74,7 257,3 182,6 149,8 68,6 92,8 18,1
3.1.9 СТ Біличі 42 209 164,0 75,2 257,5 182,4 149,8 68,6 93,5 18,4
3.1.9 СТ Біличі 42 208 162,9 75,4 257,6 182,2 149,8 68,6 94,8 19,4
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/9 165,0 54,2 246,7 192,4 148,4 69,3 81,7 27,4
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/8 166,2 58,8 249,0 190,2 148,5 69,2 82,8 24,0
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/2 149,0 75,3 257,6 182,3 149,1 69,1 108,6 33,3
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/5 146,0 74,0 256,9 182,9 148,9 69,1 110,9 36,9
3.1.9 СТ Біличі 42 229/12А 165,7 63,8 251,6 187,8 148,8 69,0 85,9 22,1
3.1.9 СТ Біличі 42 229/10 162,9 63,9 251,6 187,8 149,0 68,9 88,8 24,9
3.1.9 СТ Біличі 42 229/13 165,8 63,8 251,6 187,8 148,8 69,0 85,8 22,0
3.1.9 СТ Біличі 42 229/11 164,3 63,8 251,6 187,8 148,9 68,9 87,3 23,5
3.1.9 СТ Біличі 42 2П-8 164,0 63,9 251,7 187,8 149,1 69,3 87,7 23,8
3.1.9 СТ Біличі 42 229/8 162,7 64,1 251,7 187,7 149,2 69,2 89,0 25,0
3.1.9 СТ Біличі 42 229/12 166,0 63,8 251,6 187,8 148,8 69,0 85,6 21,8
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/5 168,6 61,7 250,5 188,8 148,6 69,2 81,9 20,2
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/7 166,5 60,0 249,6 189,7 148,6 69,2 83,2 23,2
3.1.9 СТ Біличі Ц10 222/5Д 167,5 62,7 251,0 188,4 148,1 69,0 83,5 20,8
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 102А 140,9 56,9 248,0 191,1 148,2 68,9 107,2 50,2
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 106 140,9 57,9 248,5 190,7 148,5 68,6 107,6 49,7
3.1.9 СТ Біличі 41 119 154,6 76,2 258,1 181,9 149,5 69,0 103,5 27,3
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 105 144,5 57,8 248,5 190,7 148,0 67,4 104,0 46,1
3.1.9 СТ Біличі 41 120 152,8 76,2 258,1 181,9 149,4 69,0 105,3 29,1
3.1.9 СТ Біличі Лв2 173,0 55,8 247,5 191,7 146,1 68,2 74,5 18,7
3.1.9 СТ Біличі 412 152/10 168,9 61,5 250,4 188,9 147,3 68,5 81,5 20,0
3.1.9 СТ Біличі Лв2 КК БН 171,6 60,0 249,6 189,6 146,6 68,4 78,0 18,0
3.1.9 СТ Біличі 412 147 164,9 62,0 250,6 188,7 148,1 68,3 85,7 23,8
3.1.9 СТ Біличі 412 151 164,5 61,9 250,6 188,7 147,8 68,4 86,1 24,1
3.1.9 СТ Біличі 412 145 161,3 62,0 250,6 188,7 148,4 68,1 89,3 27,3
3.1.9 СТ Біличі 412 148 164,1 62,0 250,6 188,7 148,0 68,3 86,6 24,6
3.1.9 СТ Біличі СВЯ БНПЕР148/1 139,9 57,7 248,5 190,7 148,5 69,3 108,6 50,8
3.1.9 СТ Біличі 412 СЭВС25 158,6 56,4 247,8 191,4 148,6 69,3 89,2 32,8
3.1.9 СТ Біличі 42 229/14 166,7 63,8 251,6 187,8 148,7 69,0 84,9 21,1
3.1.9 СТ Біличі 41 508" 158,0 75,9 257,9 182,0 149,1 69,3 99,9 24,0
3.1.9 СТ Біличі 41 118 156,9 76,3 258,1 181,8 149,5 69,0 101,2 25,0
3.1.9 СТ Біличі 412 132/5-2 154,0 59,1 249,1 190,1 149,2 69,0 95,1 36,1
3.1.9 СТ Біличі 42 229/5 165,3 64,8 252,1 187,3 149,3 69,3 86,9 22,1
3.1.9 СТ Біличі 412 СЭВС21 152,7 58,7 249,0 190,2 149,3 69,6 96,3 37,6
3.1.9 СТ Біличі 42 2П-7 164,6 65,3 252,4 187,1 149,4 68,8 87,9 22,5
3.1.9 СТ Біличі 412 132/5-1 153,0 59,2 249,2 190,0 149,3 69,4 96,2 37,0
3.1.9 СТ Біличі 42 229/6 165,4 64,8 252,1 187,3 149,3 69,3 86,7 21,9
3.1.9 СТ Біличі СВЯ БН УШ8 140,8 57,8 248,5 190,7 148,4 69,3 107,7 49,9
3.1.9 СТ Біличі СВЯ БН Ч5 150,3 57,7 248,4 190,7 146,9 68,0 98,2 40,5
3.1.9 СТ Біличі 412 132/4-4 153,5 72,9 256,4 183,5 147,8 67,5 102,9 30,0
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/8 141,3 73,7 256,8 183,1 148,4 68,8 115,5 41,8
3.1.9 СТ Біличі 412 132/1 143,0 62,1 250,7 188,6 149,2 68,1 107,7 45,6
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/9А 140,9 73,7 256,8 183,1 148,1 69,0 115,9 42,2
3.1.9 СТ Біличі 412 132/4-4/1А 150,2 72,8 256,3 183,5 147,0 67,8 106,2 33,4
3.1.9 СТ Біличі 42 225 164,3 66,5 253,0 186,5 149,4 68,8 88,8 22,2
3.1.9 СТ Біличі 41 СЭВС28 158,5 68,5 254,1 185,6 148,8 69,4 95,6 27,1
3.1.9 СТ Біличі 42 РНС17 159,0 68,2 253,9 185,7 148,7 69,2 94,9 26,7
3.1.9 СТ Біличі 42 226 164,3 66,2 252,8 186,7 149,4 68,8 88,6 22,4
3.1.9 СТ Біличі 42 221 162,1 68,4 254,0 185,6 149,5 68,7 91,9 23,5
3.1.9 СТ Біличі 41 123А 150,3 76,1 258,0 181,9 149,0 69,5 107,7 31,6
3.1.9 СТ Біличі 41 СЭВС19 147,6 72,7 256,3 183,6 148,8 69,4 108,6 35,9
3.1.9 СТ Біличі 41 508 158,0 76,1 258,0 181,9 149,1 69,3 100,0 23,9
3.1.9 СТ Біличі 42 220 165,2 69,6 254,6 185,0 149,6 68,7 89,4 19,8
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 104 145,5 57,8 248,5 190,7 145,5 68,2 103,0 45,2
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 103 145,0 57,8 248,5 190,7 147,8 68,9 103,5 45,7
3.1.9 СТ Біличі 41 108/5 164,6 61,4 250,4 189,1 148,8 69,1 85,8 24,5
3.1.9 СТ Біличі 41 108/4 164,0 62,0 250,7 188,7 148,9 69,1 86,7 24,7
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3.1.9 СТ Біличі 41 108/7 163,4 60,9 250,2 189,3 148,5 69,3 86,8 25,9
3.1.9 СТ Біличі СВЯ БН УШ14А 138,0 53,3 246,1 192,9 147,9 69,0 108,1 54,9
3.1.9 СТ Біличі 41 СТВС32 142,0 72,7 256,3 183,5 148,7 69,4 114,3 41,5
3.1.9 СТ Біличі 41 УШАК34А 149,6 54,1 246,7 192,5 147,3 68,7 97,1 43,0
3.1.9 СТ Біличі 41 114/12 154,3 70,4 255,1 184,7 149,4 69,4 100,8 30,3
3.1.9 СТ Біличі 41 БН-51 155,9 69,5 254,6 185,1 149,4 69,7 98,8 29,2
3.1.9 СТ Біличі 41 114/10 156,6 73,3 256,6 183,3 149,6 69,5 100,0 26,7
3.1.9 СТ Біличі 41 БН-53 150,7 63,2 251,4 188,1 149,2 67,9 100,7 37,4
3.1.9 СТ Біличі 41 114/6 156,2 70,1 254,9 184,8 149,4 69,7 98,7 28,7
3.1.9 СТ Біличі 41 БН-НАУМ19 159,6 74,4 257,1 182,7 148,8 69,4 97,6 23,2
3.1.9 СТ Біличі Лв2 ВТ-1 171,4 61,4 250,3 189,0 146,8 68,1 79,0 17,6
3.1.9 СТ Біличі 41 114/5 155,7 70,9 255,3 184,4 149,5 69,7 99,6 28,7
3.1.9 СТ Біличі 41 114/32 150,7 63,3 251,4 188,1 149,3 69,4 100,7 37,5
3.1.9 СТ Біличі 41 БН-54 151,0 67,2 253,4 186,2 149,1 69,6 102,4 35,2
3.1.9 СТ Біличі 42 152/7 168,5 61,6 250,4 188,9 147,4 68,4 82,0 20,4
3.1.9 СТ Біличі 41 114/13 153,1 69,0 254,3 185,4 149,3 69,5 101,2 32,2
3.1.9 СТ Біличі 412 152/6 168,4 61,6 250,4 188,9 147,4 68,4 82,1 20,5
3.1.9 СТ Біличі 412 152/9 168,7 61,5 250,4 188,9 147,3 68,4 81,7 20,2
3.1.9 СТ Біличі 412 152/8 168,7 61,6 250,4 188,9 147,3 68,4 81,8 20,2
3.1.9 СТ Біличі 4П2 152/10-21а 170,0 61,4 250,3 189,0 147,0 68,0 80,3 19,0
3.1.9 СТ Біличі 41 111 162,5 76,6 258,3 181,7 149,7 69,0 95,8 19,2
3.1.9 СТ Біличі 41 БН ПІДЛ8 163,8 74,5 257,2 182,7 149,1 69,6 93,4 18,9
3.1.9 СТ Біличі 4П2 #66 169,9 61,4 250,3 189,0 147,2 68,5 80,4 19,1
3.1.9 СТ Біличі 41 109 161,5 76,8 258,4 181,6 149,8 69,0 96,9 20,1
3.1.9 СТ Біличі 412 150 167,5 61,9 250,6 188,7 147,9 68,3 83,1 21,2
3.1.9 СТ Біличі 412 1П-4 163,2 61,9 250,6 188,7 147,7 68,3 87,4 25,5
3.1.9 СТ Біличі 412 152/3 165,2 61,9 250,6 188,7 147,6 68,3 85,4 23,5
3.1.9 СТ Біличі 412 152/1 163,9 61,9 250,6 188,7 147,7 68,3 86,8 24,8
3.1.9 СТ Біличі 412 143 162,4 62,0 250,6 188,7 148,5 68,1 88,2 26,3
3.1.9 СТ Біличі 412 149 164,8 62,0 250,6 188,7 148,0 68,3 85,9 23,9
3.1.9 СТ Біличі 412 152/2 165,0 61,9 250,6 188,7 147,7 68,3 85,6 23,7
3.1.9 СТ Біличі 412 146 165,4 62,0 250,6 188,7 148,2 68,2 85,2 23,3
3.1.9 СТ Біличі 412 152/4 165,7 61,8 250,6 188,7 147,6 68,3 84,8 23,0
3.1.9 СТ Біличі 412 152/5 165,8 61,8 250,6 188,8 147,6 68,3 84,8 23,0
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 102 141,5 57,9 248,5 190,6 148,2 68,9 107,0 49,1
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/4 144,8 74,3 257,1 182,8 149,0 69,1 112,3 38,0
3.1.9 СТ Біличі 412 132/4-5/2 152,9 71,7 255,7 184,1 148,6 69,3 102,9 31,2
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 101 140,8 58,0 248,6 190,6 148,3 68,8 107,7 49,8
3.1.9 СТ Біличі 412 130 143,0 62,0 250,7 188,6 124,6 57,8 107,7 45,6
3.1.9 СТ Біличі 412 144 162,0 62,0 250,6 188,7 148,4 68,1 88,6 26,6
3.1.9 СТ Біличі 412 129 145,8 62,0 250,7 188,6 74,8 36,8 104,9 42,9
3.1.9 СТ Біличі 412 129А 143,8 62,0 250,7 188,6 100,6 47,7 106,8 44,8
3.1.9 СТ Біличі 412 132/2 143,0 62,3 250,8 188,5 149,2 68,1 107,8 45,5
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/6 146,1 73,8 256,8 183,0 148,9 69,1 110,7 36,9
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/1А 149,6 75,5 257,7 182,2 149,1 69,1 108,1 32,6
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 207 151,7 61,6 250,5 188,8 148,9 68,7 98,8 37,2
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 109 140,0 57,8 248,5 190,7 148,6 69,3 108,5 50,7
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 108 142,6 58,1 248,7 190,5 148,7 69,2 106,1 48,0
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 107/2 141,7 58,2 248,7 190,5 148,7 68,9 107,0 48,8
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 107/1 141,1 58,2 248,7 190,5 148,7 68,5 107,6 49,4
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 107 139,9 58,1 248,6 190,6 148,6 68,5 108,7 50,6
3.1.9 СТ Біличі 412 139 147,1 62,0 250,6 188,7 148,8 68,0 103,6 41,6
3.1.9 СТ Біличі 412 140 154,6 62,0 250,6 188,7 148,6 68,0 96,1 34,1
3.1.9 СТ Біличі 412 142 156,1 62,0 250,6 188,7 148,6 68,0 94,5 32,5
3.1.9 СТ Біличі 412 135 152,1 62,0 250,6 188,7 148,9 68,2 98,6 36,6
3.1.9 СТ Біличі 412 136 147,0 62,0 250,6 188,7 148,8 67,9 103,6 41,7
3.1.9 СТ Біличі 412 137 146,5 62,0 250,6 188,7 148,8 67,9 104,1 42,2
3.1.9 СТ Біличі 412 138 145,6 62,0 250,6 188,7 148,8 67,9 105,0 43,0
3.1.9 СТ Біличі 412 141 155,5 62,0 250,6 188,7 148,6 68,0 95,1 33,2
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/9 141,1 73,7 256,8 183,1 148,3 68,9 115,7 42,0
3.1.9 СТ Біличі 412 132/5-4 158,5 56,8 248,0 191,2 148,7 69,3 89,5 32,7
3.1.9 СТ Біличі 412 132/5-3 158,3 57,0 248,1 191,1 148,7 69,3 89,8 32,8
3.1.9 СТ Біличі 412 132/4-5/1 154,0 72,6 256,2 183,6 148,7 69,2 102,2 29,6
3.1.9 СТ Біличі 412 134 151,6 62,0 250,7 188,7 149,0 68,1 99,0 37,0
3.1.9 СТ Біличі 412 132/4-5 154,2 72,9 256,4 183,5 148,8 69,0 102,1 29,2
3.1.9 СТ Біличі 412 132/1А 143,0 62,1 250,7 188,6 149,2 68,1 107,7 45,6
3.1.9 СТ Біличі 42 229/4 164,2 65,0 252,2 187,2 149,3 69,3 88,1 23,0
3.1.9 СТ Біличі 412 132/5 156,0 63,5 251,5 187,9 149,3 68,5 95,5 31,9
3.1.9 СТ Біличі 412 132/4 149,4 63,0 251,2 188,2 149,3 68,0 101,8 38,8
3.1.9 СТ Біличі 412 132/5-2А 153,6 58,6 248,9 190,3 149,1 69,1 95,3 36,8
3.1.9 СТ Біличі 412 132/6 156,7 63,9 251,7 187,8 149,3 68,5 94,9 31,0
3.1.9 СТ Біличі 42 227 165,0 65,9 252,7 186,8 149,4 68,8 87,7 21,8
3.1.9 СТ Біличі 412 132/8 161,5 65,1 252,3 187,2 149,4 68,5 90,8 25,7
3.1.9 СТ Біличі 42 229/1 164,0 65,2 252,3 187,1 149,3 69,3 88,3 23,1
3.1.9 СТ Біличі 412 132/7 157,6 64,3 251,9 187,6 149,3 68,5 94,2 29,9
3.1.9 СТ Біличі 412 СЭВС27н 152,0 70,8 255,3 184,5 148,5 69,3 103,3 32,5
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/3 146,6 74,6 257,3 182,6 149,0 69,1 110,7 36,1
3.1.9 СТ Біличі 41 126/3 152,3 75,7 257,8 182,1 149,0 69,2 105,5 29,8
3.1.9 СТ Біличі 41 125 150,1 76,1 258,0 181,9 149,2 69,1 107,9 31,8
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/7 146,8 73,8 256,8 183,0 148,8 68,7 110,1 36,3
3.1.9 СТ Біличі 42 229/7 163,1 64,3 251,8 187,6 149,2 69,3 88,8 24,5
3.1.9 СТ Біличі 42 214 169,7 71,8 255,8 184,0 149,7 68,7 86,1 14,3
3.1.9 СТ Біличі 42 229/3 163,7 65,1 252,3 187,2 149,3 69,3 88,6 23,5
3.1.9 СТ Біличі 41 122 151,0 76,2 258,0 181,9 149,3 69,0 107,0 30,9
3.1.9 СТ Біличі 42 228 164,3 65,5 252,5 187,0 149,4 68,8 88,2 22,7
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 107/3 148,1 59,8 249,5 189,7 148,8 68,8 101,5 41,7
3.1.9 СТ Біличі 412 132/5-6 158,6 56,5 247,8 191,3 148,6 69,3 89,2 32,8
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 206 152,1 60,9 250,1 189,2 148,9 68,7 98,0 37,1
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 205 153,0 60,7 250,0 189,3 148,9 68,6 97,0 36,3
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 204 144,1 59,2 249,2 190,0 148,5 68,7 105,1 45,9
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 203 143,8 58,8 249,0 190,2 148,4 68,8 105,2 46,4
3.1.9 СТ Біличі 42 218 165,4 70,3 255,0 184,7 149,6 68,7 89,6 19,3
3.1.9 СТ Біличі 42 2П-5 166,3 70,5 255,1 184,6 149,6 68,7 88,8 18,3
3.1.9 СТ Біличі 42 216 168,3 71,0 255,3 184,4 149,6 68,7 87,0 16,0
3.1.9 СТ Біличі 42 219 165,1 70,2 254,9 184,8 149,6 68,7 89,8 19,7
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 202 144,0 58,3 248,7 190,5 148,3 68,8 104,7 46,4
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3.1.9 СТ Біличі СВЯ 201 141,0 58,0 248,6 190,6 148,3 68,8 107,6 49,6
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 105/2 151,2 56,1 247,6 191,5 146,5 68,2 96,4 40,3
3.1.9 СТ Біличі СВЯ 105/1 150,7 57,6 248,4 190,8 146,8 68,0 97,7 40,1
3.1.9 СТ Біличі 41 132/4-6/1 156,1 69,5 254,6 185,1 148,8 69,4 98,6 29,1
3.1.9 СТ Біличі 41 126/2 150,4 75,8 257,9 182,0 149,0 69,2 107,5 31,7
3.1.9 СТ Біличі 41 132/4-6 153,9 73,5 256,7 183,2 148,9 69,2 102,8 29,3
3.1.9 СТ Біличі 41 123 149,9 76,1 258,0 181,9 149,3 69,1 108,2 32,0
3.1.9 СТ Біличі 41 1П-2 150,5 76,1 258,0 181,9 149,1 69,1 107,5 31,5
3.1.9 СТ Біличі 412 131 143,0 62,0 250,7 188,6 142,8 65,4 107,7 45,6
3.1.9 СТ Біличі 41 126/1 150,5 76,0 258,0 181,9 149,1 69,1 107,4 31,4
3.1.9 СТ Біличі 41 126А/1 149,2 75,4 257,7 182,3 149,1 69,1 108,4 33,0
3.1.9 СТ Біличі 42 215 169,4 71,6 255,7 184,1 149,7 68,7 86,2 14,6
3.1.9 СТ Біличі 41 121 151,6 76,2 258,1 181,9 149,4 69,0 106,5 30,3
3.1.9 СТ Біличі 412 132/4-4/1 149,0 72,8 256,3 183,5 146,2 68,2 107,3 34,5
3.1.9 СТ Біличі 412 132/3 146,2 62,7 251,0 188,3 149,2 68,1 104,8 42,2
3.1.9 СТ Біличі 412 132/2А 144,0 62,5 250,9 188,4 149,2 68,1 106,9 44,4
3.1.9 СТ Біличі 412 1П-3 144,0 62,0 250,7 188,6 149,2 68,1 106,7 44,7
3.1.9 СТ Біличі 42 212 169,3 73,5 256,7 183,2 149,8 68,6 87,3 13,8
3.1.9 СТ Біличі 412 133 148,5 62,0 250,7 188,7 149,1 68,1 102,1 40,1
3.1.9 СТ Біличі 42 213 170,7 72,4 256,1 183,7 149,7 68,6 85,3 12,9
3.1.9 СТ Біличі 41 108/6 163,8 61,0 250,2 189,2 148,5 69,3 86,4 25,4
3.1.9 СТ Біличі Вузол62 165,0 57,9 248,6 190,7 148,5 69,2 83,6 25,7
3.1.9 СТ Біличі 412 132/5-5 158,7 56,7 247,9 191,3 148,6 69,3 89,3 32,6

3.1.10 РК Веркон Вузол13 180,0 29,6 240,5 210,9 149,7 69,6 60,4 30,8
3.1.10 РК Веркон П75 #2 180,0 24,0 237,6 213,6 149,2 69,6 57,6 33,6
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 107 180,9 25,1 238,2 213,0 149,6 69,6 57,2 32,1
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 106 180,6 25,8 238,5 212,7 149,6 69,6 57,9 32,1
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 105 180,2 26,7 239,0 212,3 149,6 69,6 58,8 32,1
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 108 180,9 25,1 238,1 213,1 149,6 69,6 57,2 32,2
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 104 179,8 27,7 239,5 211,8 149,7 69,6 59,7 31,9
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 102 180,0 28,8 240,1 211,3 149,7 69,6 60,1 31,3
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 тв-СТ15 180,5 42,8 247,3 204,5 149,9 69,6 66,8 23,9
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-56 180,8 31,3 241,3 210,1 149,8 69,6 60,6 29,3
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 ВТ-101 180,9 31,2 241,3 210,1 149,8 69,6 60,4 29,2
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 шо 180,6 30,9 241,1 210,3 149,7 69,6 60,5 29,7
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-29 180,4 41,3 246,5 205,2 149,9 69,6 66,1 24,8
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-47 180,0 32,7 242,1 209,4 149,8 69,7 62,1 29,4
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-43 180,0 35,0 243,2 208,3 149,8 69,6 63,2 28,3
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 111 180,1 24,2 237,7 213,5 149,4 69,5 57,6 33,4
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 114 180,3 23,8 237,5 213,7 149,1 69,6 57,2 33,4
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 110 180,5 24,4 237,8 213,4 149,5 69,6 57,3 32,9
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 112 180,1 24,2 237,7 213,5 149,4 69,5 57,6 33,4
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 ЦТП-2 180,0 28,9 240,1 211,2 149,8 69,9 60,1 31,2
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 ТП-ВЕРКОН 180,3 41,3 246,5 205,2 45,8 25,1 66,1 24,9
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 113 180,0 24,1 237,6 213,5 149,3 69,5 57,6 33,5
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 109А 180,6 24,5 237,8 213,3 149,5 69,6 57,3 32,8
3.1.10 РК Веркон ВЕ1 113А 180,0 23,9 237,5 213,6 149,2 69,5 57,5 33,6

3.1.12 СТ Позняки 56 134 100,0 72,4 204,3 131,9 149,5 69,3 104,3 31,9
3.1.12 СТ Позняки 56 1П-2 100,0 72,5 204,4 131,9 149,5 69,3 104,4 31,9
3.1.12 СТ Позняки 56 148 99,0 71,5 203,8 132,4 149,0 69,1 104,8 33,4
3.1.12 СТ Позняки 56 138а 99,1 71,9 204,0 132,2 149,3 69,0 104,9 33,0
3.1.12 СТ Позняки 56 147/10 99,7 58,7 197,3 138,5 149,2 69,3 97,6 38,8
3.1.12 СТ Позняки 56 141 100,0 71,7 204,0 132,2 149,2 69,1 104,0 32,2
3.1.12 СТ Позняки 56 147/1 99,5 70,4 203,3 132,9 149,0 69,3 103,8 33,4
3.1.12 СТ Позняки 56 147/11 99,9 59,7 197,7 138,1 149,2 69,3 97,9 38,2
3.1.12 СТ Позняки 56 137/7 99,2 66,0 201,0 135,0 149,2 69,4 101,9 35,8
3.1.12 СТ Позняки 10О 111/12-1 95,2 56,4 196,1 139,6 148,0 67,1 100,9 44,4
3.1.12 СТ Позняки Вузол121 99,0 70,9 203,5 132,6 149,4 69,5 104,5 33,6
3.1.12 СТ Позняки 56 137/6А 99,6 66,3 201,2 134,8 149,2 69,4 101,6 35,2
3.1.12 СТ Позняки 56 142 100,0 71,7 203,9 132,3 149,2 69,1 103,9 32,3
3.1.12 СТ Позняки 56 146 99,0 71,5 203,9 132,3 149,1 69,1 104,9 33,3
3.1.12 СТ Позняки 56 137/8 99,6 65,8 200,9 135,1 149,1 69,4 101,3 35,5
3.1.12 СТ Позняки 56 137/8А 99,0 65,8 200,9 135,1 148,6 69,3 101,9 36,1
3.1.12 СТ Позняки 56 145 99,1 71,6 203,9 132,3 149,1 69,1 104,8 33,2
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-42 100,0 68,3 202,2 133,9 148,5 69,3 102,2 33,9
3.1.12 СТ Позняки 56 139/4-16 100,0 68,6 202,3 133,8 148,0 68,9 102,3 33,8
3.1.12 СТ Позняки 56 151/2 100,0 69,9 203,0 133,1 148,9 68,9 103,0 33,1
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-36/5з 100,0 69,1 202,6 133,5 148,9 69,5 102,6 33,5
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-59/7 100,0 59,3 197,6 138,2 149,0 69,5 97,6 38,2
3.1.12 СТ Позняки 56 #268 100,0 61,1 198,5 137,4 149,0 69,5 98,5 37,4
3.1.12 СТ Позняки 56 ЦТП-41 н. 100,1 61,0 198,4 137,4 149,0 69,5 98,4 37,4
3.1.12 СТ Позняки 51 116/1 99,0 77,3 206,8 129,6 149,8 69,1 107,8 30,6
3.1.12 СТ Позняки 51 114 98,2 78,0 207,2 129,2 149,8 69,2 109,0 31,0
3.1.12 СТ Позняки 51 116 99,0 77,4 206,9 129,5 149,8 69,2 107,9 30,5
3.1.12 СТ Позняки 51 118 99,0 77,0 206,7 129,7 149,8 69,2 107,7 30,7
3.1.12 СТ Позняки 51 115 98,6 77,8 207,1 129,3 149,8 69,2 108,6 30,7
3.1.12 СТ Позняки 51 117 99,0 77,3 206,8 129,6 149,8 69,2 107,8 30,6
3.1.12 СТ Позняки 51 113А 99,0 78,9 207,7 128,8 149,8 69,2 108,7 29,8
3.1.12 СТ Позняки 51 116/2 99,0 77,0 206,7 129,7 149,8 69,1 107,7 30,7
3.1.12 СТ Позняки 51 120 99,1 75,9 206,1 130,2 149,8 69,2 107,0 31,1
3.1.12 СТ Позняки 51 119 99,0 76,4 206,4 130,0 149,8 69,2 107,4 31,0
3.1.12 СТ Позняки 51 122 99,6 75,6 206,0 130,4 149,8 69,2 106,4 30,8
3.1.12 СТ Позняки 56 137/7А 99,8 65,9 201,0 135,0 149,2 69,4 101,1 35,2
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-47/6 100,0 56,7 196,2 139,5 148,7 69,4 96,2 39,5
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-58/7 99,4 64,8 200,4 135,6 149,2 69,6 101,0 36,2
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-46/6 100,0 68,3 202,2 133,9 148,9 69,5 102,2 33,9
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-34 99,7 65,2 200,6 135,4 148,4 69,2 100,9 35,7
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-48/6 99,3 52,5 194,0 141,5 149,0 69,5 94,7 42,2
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-32/6А 100,0 60,8 198,3 137,5 149,4 69,7 98,3 37,5
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-33/6А 100,0 59,9 197,9 138,0 149,1 69,6 97,9 38,0
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС-57/7 99,6 68,3 202,2 133,9 149,4 69,7 102,6 34,3
3.1.12 СТ Позняки 56 147/17А-1 100,0 62,0 198,9 136,9 149,3 69,5 98,9 36,9
3.1.12 СТ Позняки 56 147/18 100,0 65,6 200,8 135,2 149,5 69,4 100,8 35,2
3.1.12 СТ Позняки 56 137/2 99,7 68,6 202,3 133,8 149,4 69,5 102,7 34,1
3.1.12 СТ Позняки 51 105 98,0 89,1 213,0 123,9 150,0 69,1 115,0 25,9
3.1.12 СТ Позняки 51 103 99,7 91,8 214,4 122,6 150,0 69,1 114,7 22,9
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3.1.12 СТ Позняки 51 102 99,6 92,1 214,5 122,4 150,0 69,1 114,9 22,8
3.1.12 СТ Позняки 51 СЭВС-36 н. 100,0 50,8 193,2 142,3 149,1 69,6 93,2 42,3
3.1.12 СТ Позняки 51 111/24-3 100,7 49,9 192,7 142,8 148,8 69,4 92,0 42,1
3.1.12 СТ Позняки 56 1310452 100,0 48,8 192,1 143,3 148,9 69,5 92,1 43,4
3.1.12 СТ Позняки 51 СЭВС-37/7 100,7 49,6 192,5 143,0 148,8 69,4 91,8 42,3
3.1.12 СТ Позняки 51 СЭВС-35/7 99,2 44,6 190,0 145,3 149,1 69,6 90,8 46,2
3.1.12 СТ Позняки 51 111/23 100,0 51,8 193,7 141,9 149,1 69,3 93,7 41,9
3.1.12 СТ Позняки 56 СЭВС 9/9 н 99,6 55,6 195,6 140,0 149,4 69,7 96,0 40,4
3.1.12 СТ Позняки 51 СЭВС-52 н. 99,8 57,1 196,4 139,3 149,3 69,7 96,6 39,5
3.1.12 СТ Позняки 51 121/7-1 100,0 59,9 197,9 137,9 149,5 69,6 97,9 37,9
3.1.12 СТ Позняки 51 121/1 99,8 71,2 203,7 132,5 149,7 69,4 104,0 32,7
3.1.12 СТ Позняки 51 СЭВС-39/10 100,0 67,2 201,6 134,4 149,5 69,7 101,6 34,4
3.1.12 СТ Позняки 51 121/6 99,1 62,5 199,2 136,7 149,7 69,3 100,1 37,6
3.1.12 СТ Позняки 51 СЭВС-53 н. 99,1 60,1 198,0 137,9 149,6 69,8 98,9 38,8
3.1.12 СТ Позняки 51 СЭВС-40/10 100,0 69,8 203,0 133,2 149,6 69,8 103,0 33,2
3.1.12 СТ Позняки 56 Вишн 8Б 99,0 66,8 201,4 134,6 148,8 69,4 102,4 35,6
3.1.12 СТ Позняки 56 СТВС-51/10 99,0 68,6 202,3 133,8 149,7 69,9 103,3 34,8
3.1.12 СТ Позняки 51 121/18-3А 99,0 54,5 195,1 140,5 148,7 69,3 96,1 41,5
3.1.12 СТ Позняки 51 СЭВС-39/9 99,0 48,5 192,0 143,5 149,2 69,6 93,0 44,5
3.1.12 СТ Позняки 51 121/14 99,0 55,6 195,6 140,0 149,4 69,2 96,6 41,0
3.1.12 СТ Позняки 56 СЕВС-19а/9 100,0 55,2 195,4 140,2 149,1 69,4 95,4 40,2
3.1.12 СТ Позняки 51 СЭВС-24/9 98,8 53,2 194,4 141,2 149,0 69,5 95,6 42,5
3.1.12 СТ Позняки 51 121/18 98,6 55,2 195,4 140,2 149,2 69,2 96,8 41,6
3.1.12 СТ Позняки 51 111/13 98,4 56,2 195,9 139,7 149,4 69,3 97,5 41,3
3.1.12 СТ Позняки 51 121/14-1-1 99,0 50,8 193,2 142,3 149,2 69,6 94,2 43,3
3.1.12 СТ Позняки 10О 111/12 99,0 56,5 196,1 139,6 149,4 68,9 97,1 40,6
3.1.12 СТ Позняки 56 СЄВС 39 н. 99,0 48,3 191,9 143,6 149,2 69,6 92,9 44,6
3.1.12 СТ Позняки 51 121/14-1-2 99,0 49,0 192,2 143,2 149,2 69,6 93,2 44,2
3.1.12 СТ Позняки 51 121/13 99,0 56,1 195,9 139,8 149,4 69,2 96,9 40,8
3.1.12 СТ Позняки 51 116/6-3 98,8 67,3 201,7 134,4 148,9 69,3 102,9 35,6
3.1.12 СТ Позняки 56 139/4-17 100,0 68,6 202,3 133,8 147,9 69,0 102,3 33,8
3.1.12 СТ Позняки 56 139/4-14 99,9 68,6 202,4 133,7 148,2 68,8 102,4 33,8
3.1.12 СТ Позняки 56 139/4-15 100,0 68,6 202,4 133,7 148,2 68,8 102,4 33,7
3.1.12 СТ Позняки 56 151/3 100,0 69,7 202,9 133,2 148,8 68,9 102,9 33,2
3.1.12 СТ Позняки 56 151 100,0 71,4 203,8 132,4 149,0 69,1 103,8 32,4
3.1.12 СТ Позняки 56 151/6 100,0 69,0 202,6 133,6 148,6 69,0 102,6 33,6
3.1.12 СТ Позняки 56 151/7 100,0 68,9 202,5 133,6 148,6 69,0 102,5 33,6
3.1.12 СТ Позняки 56 151/9 100,0 68,7 202,4 133,7 148,5 69,0 102,4 33,7
3.1.12 СТ Позняки 56 151/8 100,0 68,8 202,4 133,7 148,6 69,0 102,4 33,7
3.1.12 СТ Позняки 56 151/10 100,0 68,7 202,4 133,7 148,5 68,7 102,4 33,7
3.1.12 СТ Позняки 56 151/11 99,7 68,7 202,4 133,7 148,4 68,7 102,7 34,0
3.1.12 СТ Позняки 56 151/4 100,0 69,4 202,8 133,4 148,7 69,0 102,8 33,4
3.1.12 СТ Позняки 56 150 99,2 71,5 203,8 132,4 149,0 69,1 104,6 33,2
3.1.12 СТ Позняки 56 149 99,0 71,5 203,8 132,4 149,0 69,1 104,8 33,4
3.1.12 СТ Позняки 56 151/5 100,0 69,2 202,7 133,5 148,7 69,0 102,7 33,5
3.1.12 СТ Позняки 56 151/1 100,0 69,9 203,0 133,1 148,9 69,1 103,0 33,1
3.1.12 СТ Позняки 56 139/4-13 99,4 68,7 202,4 133,7 148,3 68,8 103,0 34,3
3.1.12 СТ Позняки 51 116/3 98,5 74,7 205,5 130,8 149,8 69,1 107,0 32,3
3.1.12 СТ Позняки 51 116/6-4 99,0 66,9 201,5 134,6 148,7 69,4 102,5 35,6
3.1.12 СТ Позняки 56 144 99,3 71,6 203,9 132,3 149,1 69,1 104,6 33,1
3.1.12 СТ Позняки 51 121 99,5 75,6 206,0 130,4 149,8 69,2 106,4 30,8
3.1.12 СТ Позняки 56 143 99,8 71,6 203,9 132,3 149,1 69,1 104,1 32,4
3.1.12 СТ Позняки 56 147/6 100,0 57,7 196,7 139,0 148,8 69,3 96,7 39,0
3.1.12 СТ Позняки 56 215/11 95,0 56,4 196,0 139,6 146,7 67,6 101,0 44,6
3.1.12 СТ Позняки 56 215/10 95,9 56,4 196,0 139,6 146,3 67,8 100,1 43,8
3.1.12 СТ Позняки 56 1П-3 98,9 71,8 204,0 132,2 149,2 69,1 105,2 33,3
3.1.12 СТ Позняки 56 140 98,6 71,8 204,0 132,2 149,2 69,1 105,4 33,6
3.1.12 СТ Позняки 56 147 99,0 71,5 203,8 132,4 149,1 69,2 104,8 33,4
3.1.12 СТ Позняки 51 116/6-2 98,6 67,3 201,7 134,4 149,1 69,2 103,1 35,8
3.1.12 СТ Позняки 51 116/11-3 98,9 60,6 198,2 137,6 149,4 69,7 99,3 38,8
3.1.12 СТ Позняки 51 116/10 98,9 62,4 199,1 136,8 149,7 68,9 100,2 37,9
3.1.12 СТ Позняки 51 116/5 98,5 70,7 203,5 132,7 149,8 69,1 105,0 34,2
3.1.12 СТ Позняки 56 109А 99,1 82,1 209,4 127,2 149,9 69,2 110,3 28,1
3.1.12 СТ Позняки 51 116/6-1 98,4 67,4 201,8 134,3 149,4 69,1 103,3 35,9
3.1.12 СТ Позняки 51 116/11 98,5 61,7 198,8 137,1 149,6 68,9 100,3 38,6
3.1.12 СТ Позняки 51 113 99,3 79,7 208,1 128,4 149,8 69,2 108,8 29,2
3.1.12 СТ Позняки 51 110 99,2 82,0 209,3 127,3 149,9 69,2 110,1 28,0
3.1.12 СТ Позняки 51 112 99,1 80,2 208,4 128,1 149,8 69,2 109,2 29,0
3.1.12 СТ Позняки 51 116/7 98,0 65,2 200,6 135,4 149,7 69,0 102,6 37,4
3.1.12 СТ Позняки 51 116/6 98,0 67,6 201,8 134,3 149,7 69,0 103,8 36,3
3.1.12 СТ Позняки 51 116/9 99,0 62,8 199,4 136,5 149,7 68,9 100,4 37,5
3.1.12 СТ Позняки 51 116/13 99,0 61,0 198,4 137,4 149,6 68,8 99,4 38,4
3.1.12 СТ Позняки 51 116/12 99,0 61,3 198,6 137,3 149,6 68,8 99,6 38,3
3.1.12 СТ Позняки 51 116/4 99,0 73,5 204,9 131,4 149,8 69,1 105,9 32,4
3.1.12 СТ Позняки 56 ТК116/5А-4 96,0 66,0 201,0 135,0 149,5 69,7 105,0 39,0
3.1.12 СТ Позняки 51 109 101,0 82,7 209,7 127,0 149,9 69,2 108,7 26,0
3.1.12 СТ Позняки 51 1П-1 99,0 80,8 208,7 127,9 149,9 69,2 109,7 28,9
3.1.12 СТ Позняки 51 108 99,3 84,4 210,5 126,1 149,9 69,2 111,3 26,9
3.1.12 СТ Позняки 51 107 98,1 86,2 211,5 125,3 149,9 69,1 113,3 27,1
3.1.12 СТ Позняки 51 104 99,2 90,8 213,8 123,1 150,0 69,1 114,6 23,8
3.1.12 СТ Позняки 51 106 96,0 87,6 212,2 124,6 149,9 69,1 116,2 28,6
3.1.12 СТ Позняки 56 ТК116/5А-3 96,4 66,3 201,2 134,9 149,6 69,7 104,8 38,5
3.1.12 СТ Позняки 56 ТК-116/5А 98,0 69,1 202,6 133,5 149,8 69,1 104,6 35,5
3.1.12 СТ Позняки 56 ТК116/5А-1 98,0 68,8 202,5 133,7 149,7 69,6 104,4 35,6
3.1.12 СТ Позняки 56 ТК115/5А-2 100,6 67,4 201,7 134,3 149,6 69,6 101,1 33,7
3.1.12 СТ Позняки 56 ТК116/5А-5 98,0 64,3 200,1 135,8 149,4 69,7 102,1 37,8
3.1.12 СТ Позняки 51 116/11-1 98,0 61,4 198,6 137,2 149,5 69,6 100,6 39,2
3.1.12 СТ Позняки 51 116/11-2 98,6 60,9 198,4 137,4 149,4 69,7 99,8 38,9
3.1.12 СТ Позняки 51 116/8 99,0 63,8 199,9 136,1 149,7 69,0 100,9 37,1
3.1.12 СТ Позняки 51 111/20А-2 98,9 52,0 193,8 141,8 149,0 69,0 94,8 42,9
3.1.12 СТ Позняки 51 121/12 99,6 56,7 196,2 139,5 149,5 69,3 96,6 39,9
3.1.12 СТ Позняки 51 111/16 98,1 55,0 195,3 140,3 149,3 69,3 97,2 42,2
3.1.12 СТ Позняки 51 121/14-1 99,0 54,5 195,1 140,6 149,3 69,5 96,1 41,6
3.1.12 СТ Позняки 51 111/15 98,4 55,2 195,4 140,2 149,3 69,3 97,0 41,9
3.1.12 СТ Позняки 51 121/12А 99,0 56,5 196,1 139,6 149,5 69,2 97,1 40,6
3.1.12 СТ Позняки 51 121/14-2 98,6 53,9 194,7 140,9 149,2 69,5 96,1 42,2
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3.1.12 СТ Позняки 51 111/14 98,3 55,9 195,8 139,9 149,4 69,3 97,5 41,6
3.1.12 СТ Позняки 51 111/17 98,3 54,5 195,1 140,6 149,3 69,3 96,8 42,3
3.1.12 СТ Позняки 51 121/16АВР 99,0 55,3 195,5 140,2 149,2 69,2 96,4 41,2
3.1.12 СТ Позняки 51 111/20А-1 99,2 52,7 194,1 141,4 149,2 68,9 95,0 42,2
3.1.12 СТ Позняки 51 111/20 99,5 53,5 194,5 141,1 149,3 69,4 95,1 41,6
3.1.12 СТ Позняки 51 121/18-2 99,0 54,9 195,3 140,4 148,9 69,2 96,3 41,4
3.1.12 СТ Позняки 51 121/18-3 99,0 54,9 195,2 140,4 148,8 69,2 96,2 41,4
3.1.12 СТ Позняки 51 121/15 99,0 55,4 195,5 140,1 149,3 69,2 96,5 41,1
3.1.12 СТ Позняки 51 121/17 98,8 55,2 195,4 140,2 149,2 69,2 96,6 41,4
3.1.12 СТ Позняки 56 121/16-1 102,2 54,8 195,2 140,4 149,0 69,4 93,0 38,2
3.1.12 СТ Позняки 56 т. "А" 99,0 54,8 195,2 140,4 148,8 69,2 96,2 41,4
3.1.12 СТ Позняки 56 121/16-2 102,4 54,5 195,1 140,6 148,9 69,4 92,6 38,1
3.1.12 СТ Позняки 56 121/18-3 102,0 53,0 194,3 141,3 148,9 69,5 92,3 39,3
3.1.12 СТ Позняки 56 111/19 99,1 53,6 194,6 141,0 149,3 69,3 95,5 41,8
3.1.12 СТ Позняки 56 111/19-1 99,2 53,4 194,5 141,1 148,4 69,1 95,3 41,8
3.1.12 СТ Позняки 51 121/16А 99,0 55,3 195,5 140,2 149,2 69,2 96,4 41,2
3.1.12 СТ Позняки 51 121/11 99,0 57,7 196,7 139,0 149,5 69,3 97,7 40,0
3.1.12 СТ Позняки 51 121/1-1А 99,8 71,2 203,7 132,5 147,9 64,9 103,9 32,7
3.1.12 СТ Позняки 51 128 98,2 74,5 205,4 130,9 149,7 69,2 107,2 32,7
3.1.12 СТ Позняки 51 123 99,5 75,3 205,8 130,5 149,7 69,2 106,4 31,1
3.1.12 СТ Позняки 51 121/8 99,0 59,5 197,7 138,1 149,6 69,2 98,7 39,1
3.1.12 СТ Позняки 51 116/7-1 98,2 65,0 200,5 135,5 149,6 69,8 102,3 37,3
3.1.12 СТ Позняки 51 121/18-1 99,0 54,9 195,3 140,3 148,9 69,2 96,3 41,3
3.1.12 СТ Позняки 51 111/20А 99,4 53,0 194,3 141,3 149,2 69,4 94,9 41,9
3.1.12 СТ Позняки 51 121/1-1 100,0 70,0 203,1 133,1 149,6 69,7 103,1 33,1
3.1.12 СТ Позняки 51 121/5 99,0 65,1 200,6 135,4 149,7 69,3 101,5 36,4
3.1.12 СТ Позняки 51 121/4 99,0 65,4 200,7 135,3 149,7 69,3 101,7 36,3
3.1.12 СТ Позняки 51 121/2 99,2 68,7 202,4 133,7 149,7 69,4 103,2 34,5
3.1.12 СТ Позняки 51 121/3 99,0 67,5 201,8 134,3 149,7 69,3 102,8 35,3
3.1.12 СТ Позняки 51 124 99,2 74,9 205,6 130,7 149,7 69,2 106,4 31,5
3.1.12 СТ Позняки 51 125 99,0 74,8 205,6 130,7 149,7 69,2 106,6 31,7
3.1.12 СТ Позняки 51 126 99,0 74,8 205,6 130,7 149,7 69,2 106,6 31,7
3.1.12 СТ Позняки 51 127 99,0 74,7 205,5 130,8 149,7 69,2 106,5 31,8
3.1.12 СТ Позняки 56 121/7-2 100,0 59,4 197,6 138,2 149,5 69,6 97,6 38,2
3.1.12 СТ Позняки 56 121/1-2 100,0 68,4 202,2 133,9 149,6 69,6 102,2 33,9
3.1.12 СТ Позняки 56 121/1-2-1 100,0 67,0 201,5 134,5 149,5 69,1 101,5 34,5
3.1.12 СТ Позняки 51 121/7 99,7 60,3 198,0 137,8 149,6 69,3 98,4 38,1
3.1.12 СТ Позняки 51 131 99,4 73,2 204,7 131,5 149,6 69,2 105,3 32,1
3.1.12 СТ Позняки 51 132 99,6 72,8 204,5 131,7 149,6 69,2 104,9 32,1
3.1.12 СТ Позняки 51 121/9 99,0 58,2 197,0 138,8 149,6 69,3 98,0 39,8
3.1.12 СТ Позняки 51 129 99,0 74,0 205,1 131,1 149,6 69,2 106,1 32,1
3.1.12 СТ Позняки 56 121/11-1 99,0 57,4 196,5 139,2 149,1 69,4 97,5 40,2
3.1.12 СТ Позняки 56 121/11-2 99,0 57,3 196,5 139,2 149,0 69,5 97,5 40,2
3.1.12 СТ Позняки 51 121/12-1 99,6 55,8 195,7 139,9 149,4 69,7 96,1 40,3
3.1.12 СТ Позняки 51 121/10 99,2 57,8 196,8 139,0 149,5 69,3 97,6 39,8
3.1.12 СТ Позняки 51 130 99,8 73,6 204,9 131,3 149,6 69,2 105,2 31,6
3.1.12 СТ Позняки 51 121/18-4 100,3 54,1 194,9 140,7 148,6 69,3 94,6 40,5
3.1.12 СТ Позняки 51 111/20А-4 100,0 50,2 192,8 142,7 148,6 69,1 92,9 42,7
3.1.12 СТ Позняки 51 111/24 100,0 51,6 193,6 141,9 148,9 69,4 93,6 41,9
3.1.12 СТ Позняки 51 111/21 100,0 52,2 193,9 141,7 149,2 69,4 93,9 41,7
3.1.12 СТ Позняки 51 111/24-1 100,3 50,9 193,2 142,3 148,9 69,4 93,0 42,0
3.1.12 СТ Позняки 51 111/20А-3 99,8 50,3 192,9 142,6 148,6 69,1 93,1 42,8
3.1.12 СТ Позняки 51 111/20А-5 100,1 49,4 192,4 143,0 148,4 69,2 92,4 43,0
3.1.12 СТ Позняки 51 111/22-2 99,3 46,5 190,9 144,4 149,1 69,5 91,6 45,2
3.1.12 СТ Позняки 51 111/20А-6 100,0 49,3 192,4 143,1 148,4 69,2 92,4 43,1
3.1.12 СТ Позняки 51 111/22 100,0 51,9 193,7 141,8 149,2 69,4 93,7 41,8
3.1.12 СТ Позняки 51 111/22-1 99,7 49,0 192,2 143,2 149,1 69,5 92,6 43,6
3.1.12 СТ Позняки 51 215/8 100,0 56,4 196,0 139,7 145,9 68,0 96,0 39,7
3.1.12 СТ Позняки 51 215/9 100,0 56,4 196,0 139,6 146,2 67,9 96,0 39,6
3.1.12 СТ Позняки 51 111/24-2 100,6 50,2 192,9 142,6 148,8 69,4 92,2 42,0
3.1.12 СТ Позняки 56 147/6-1 100,0 57,5 196,6 139,1 148,7 69,4 96,6 39,1
3.1.12 СТ Позняки 56 137/6 99,6 66,3 201,2 134,8 149,3 69,4 101,6 35,3
3.1.12 СТ Позняки 56 147/3-3 99,0 68,4 202,2 133,9 148,5 69,2 103,2 34,9
3.1.12 СТ Позняки 56 147/3-4 99,9 68,0 202,0 134,1 148,4 69,2 102,2 34,2
3.1.12 СТ Позняки 51 101 100,0 92,4 214,7 122,3 150,0 69,1 114,7 22,3
3.1.12 СТ Позняки 56 147/9-3 99,2 53,0 194,3 141,3 149,0 69,5 95,1 42,1
3.1.12 СТ Позняки 56 137/2-1 100,0 68,0 202,0 134,0 149,3 69,6 102,0 34,0
3.1.12 СТ Позняки 56 147/17 100,0 62,2 199,0 136,9 149,4 69,3 99,0 36,9
3.1.12 СТ Позняки 56 136 99,1 72,1 204,2 132,1 149,5 69,3 105,0 32,9
3.1.12 СТ Позняки 56 147/16 100,0 60,9 198,4 137,5 149,3 69,3 98,4 37,5
3.1.12 СТ Позняки 56 135 99,2 72,3 204,3 132,0 149,5 69,3 105,1 32,8
3.1.12 СТ Позняки 56 138 99,5 71,9 204,1 132,1 149,4 69,1 104,5 32,6
3.1.12 СТ Позняки 56 147/12 99,2 59,7 197,7 138,1 149,3 69,3 98,5 38,8
3.1.12 СТ Позняки 56 147/14 99,8 60,2 198,0 137,8 149,3 69,3 98,2 38,1
3.1.12 СТ Позняки 56 136/1 99,6 71,1 203,6 132,5 149,5 69,4 104,0 32,9
3.1.12 СТ Позняки 56 137 99,0 72,0 204,1 132,1 149,5 69,2 105,1 33,1
3.1.12 СТ Позняки 56 136/2 99,8 70,9 203,6 132,6 149,5 69,4 103,8 32,9
3.1.12 СТ Позняки 56 147/19 100,0 67,0 201,5 134,5 149,5 69,4 101,5 34,5
3.1.12 СТ Позняки 56 137/1 99,3 69,3 202,7 133,4 149,4 69,5 103,4 34,1
3.1.12 СТ Позняки 56 137/3 99,8 68,5 202,3 133,8 149,4 69,4 102,4 34,0
3.1.12 СТ Позняки 56 137/4 99,4 68,2 202,1 133,9 149,4 69,4 102,8 34,6
3.1.12 СТ Позняки 56 137/5 99,2 67,8 201,9 134,1 149,4 69,4 102,7 34,9
3.1.12 СТ Позняки 56 147/15 100,0 60,3 198,1 137,8 149,3 69,3 98,1 37,8
3.1.12 СТ Позняки 56 147/17А-2 99,5 60,8 198,3 137,5 149,1 69,6 98,8 38,1
3.1.12 СТ Позняки 56 147/13 100,0 60,0 197,9 137,9 149,3 69,3 97,9 37,9
3.1.12 СТ Позняки 56 137/2-1р. 99,3 66,0 201,0 135,0 149,4 69,7 101,7 35,7
3.1.12 СТ Позняки 56 147/17а 100,0 62,2 199,1 136,8 149,4 69,3 99,1 36,8
3.1.12 СТ Позняки 56 147/3-2 98,5 68,5 202,3 133,8 148,6 69,2 103,9 35,3
3.1.12 СТ Позняки 56 147/3 100,0 69,4 202,7 133,4 148,8 69,1 102,7 33,4
3.1.12 СТ Позняки 56 147/2 100,0 69,4 202,8 133,4 148,9 69,3 102,8 33,4
3.1.12 СТ Позняки 56 147/9 99,5 58,1 196,9 138,8 149,1 69,3 97,4 39,3
3.1.12 СТ Позняки 56 147/9-2 99,6 55,4 195,6 140,1 149,0 69,5 96,0 40,5
3.1.12 СТ Позняки 56 147/9-1 99,6 57,2 196,5 139,3 149,1 69,5 96,8 39,6
3.1.12 СТ Позняки 56 147/2А 100,0 69,4 202,7 133,4 148,9 69,1 102,7 33,4
3.1.12 СТ Позняки 56 147/7 100,0 57,9 196,8 138,9 149,0 69,3 96,8 38,9
3.1.12 СТ Позняки 56 147/8 100,0 57,9 196,8 138,9 149,0 69,3 96,8 38,9
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3.1.12 СТ Позняки 56 147/3-1 99,0 68,6 202,4 133,7 148,6 69,2 103,4 34,7
3.1.13 РК Теремки ТК205 187,0 36,2 253,6 217,4 147,9 58,2 66,6 30,4
3.1.13 РК Теремки ТК209 186,1 36,2 253,6 217,4 136,2 63,4 67,5 31,3
3.1.13 РК Теремки ТК109а 185,1 34,5 252,7 218,2 149,3 68,9 67,6 33,1
3.1.13 РК Теремки ТК110 183,9 34,0 252,5 218,4 149,1 69,0 68,5 34,5
3.1.13 РК Теремки ТК111 183,2 33,7 252,3 218,6 148,9 69,0 69,1 35,4
3.1.13 РК Теремки ТК106 187,0 36,0 253,5 217,5 149,8 69,1 66,5 30,5
3.1.13 РК Теремки Т1 113 Т17аБН 184,5 31,4 251,1 219,7 149,4 69,7 66,6 35,2
3.1.13 РК Теремки Т1 108-Г34аБН 186,4 35,6 253,3 217,7 149,6 69,1 66,8 31,3
3.1.13 РК Теремки Т1 112 Г18аБН 182,9 32,7 251,8 219,1 148,4 69,3 68,8 36,2
3.1.13 РК Теремки Т1 107 Т21аБН 185,9 35,5 253,2 217,7 149,4 69,7 67,3 31,8
3.1.13 РК Теремки Т2 301 185,0 36,9 254,0 217,0 149,5 68,5 69,0 32,0
3.1.13 РК Теремки Т1 114А-Т6аБН 184,0 30,4 250,6 220,2 148,6 69,3 66,6 36,2
3.1.13 РК Теремки ТК208 186,8 36,2 253,6 217,4 139,3 62,0 66,8 30,6
3.1.13 РК Теремки ТК205а 187,0 36,2 253,6 217,4 146,6 58,8 66,6 30,4
3.1.13 РК Теремки ТК206 187,5 36,2 253,6 217,4 143,4 60,3 66,1 29,9
3.1.13 РК Теремки ТК207 187,0 36,2 253,6 217,4 140,6 61,5 66,6 30,4
3.1.13 РК Теремки ТК111а 183,0 33,6 252,2 218,7 148,9 69,1 69,2 35,7
3.1.13 РК Теремки ТК107 185,9 35,8 253,4 217,6 149,7 69,2 67,5 31,6
3.1.13 РК Теремки Вузол95 186,3 35,8 253,4 217,6 149,6 69,1 67,1 31,3
3.1.13 РК Теремки Вузол96 184,6 32,9 251,9 219,0 149,5 69,2 67,3 34,4
3.1.13 РК Теремки ТК113 184,3 31,5 251,1 219,7 149,5 69,2 66,8 35,4
3.1.13 РК Теремки ТК114 183,6 30,7 250,7 220,0 149,0 68,9 67,2 36,5
3.1.13 РК Теремки ТК114а 184,0 30,5 250,6 220,2 148,8 68,9 66,6 36,2
3.1.13 РК Теремки ТК115 183,0 30,1 250,4 220,4 148,4 69,0 67,4 37,4
3.1.13 РК Теремки ТК116 182,5 29,8 250,3 220,5 148,2 69,1 67,8 37,9
3.1.13 РК Теремки ТК112 182,5 32,9 251,9 219,0 148,5 69,2 69,3 36,5
3.1.13 РК Теремки ТК203-1 187,0 36,3 253,6 217,4 149,4 69,7 66,6 30,4
3.1.13 РК Теремки ТК108 186,5 35,5 253,2 217,7 149,5 68,9 66,8 31,3
3.1.13 РК Теремки ТК109 186,0 35,1 253,0 217,9 149,4 68,9 67,0 31,9
3.1.13 РК Теремки ТК201а 187,0 36,6 253,8 217,2 149,9 68,8 66,8 30,2
3.1.13 РК Теремки Вузол126 187,2 36,9 254,0 217,0 150,0 68,6 66,8 29,8
3.1.13 РК Теремки ТК203 187,0 36,3 253,6 217,3 149,9 68,8 66,6 30,3
3.1.13 РК Теремки Т2 305 184,0 36,8 253,9 217,1 148,4 69,0 69,9 33,1
3.1.13 РК Теремки Т2 305 184,0 35,1 253,0 217,9 148,1 69,1 69,0 33,9
3.1.13 РК Теремки ТК201 187,3 36,8 253,9 217,1 150,0 68,8 66,6 29,8
3.1.13 РК Теремки ТК202 187,0 36,4 253,7 217,3 149,9 68,8 66,7 30,3
3.1.13 РК Теремки ТК204 187,0 36,2 253,6 217,4 149,8 68,8 66,6 30,4

3.1.14 РК Центральна Ц10 208 168,2 66,9 264,4 197,5 149,8 69,4 96,2 29,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 210 169,0 63,7 262,7 199,0 149,8 69,3 93,7 30,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 500/6 167,0 70,5 266,2 195,7 147,3 63,2 99,2 28,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 503 164,0 70,5 266,2 195,7 144,6 64,4 102,2 31,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 500/3 169,6 70,5 266,2 195,7 148,7 62,6 96,6 26,1
3.1.14 РК Центральна Ц10 502 166,0 70,5 266,2 195,7 145,6 64,0 100,2 29,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 500/5 167,0 70,5 266,2 195,7 147,7 63,0 99,2 28,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 500/7 166,4 70,5 266,2 195,7 147,1 63,3 99,8 29,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 501 165,4 70,5 266,2 195,7 146,0 63,8 100,8 30,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 505 161,2 70,5 266,2 195,7 141,3 65,8 105,1 34,5
3.1.14 РК Центральна Ц10 504 161,8 70,5 266,2 195,7 142,5 65,3 104,4 33,9
3.1.14 РК Центральна Ц10 229 168,0 8,7 234,3 225,6 149,1 69,4 66,3 57,6
3.1.14 РК Центральна Ц10 225А 167,1 11,8 235,9 224,1 149,2 69,2 68,8 57,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 226 167,3 11,5 235,7 224,3 149,2 69,2 68,4 57,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 228 166,1 10,0 234,9 225,0 149,2 69,1 68,8 58,9
3.1.14 РК Центральна Ц10 228/А 166,3 9,7 234,8 225,1 149,2 69,1 68,5 58,8
3.1.14 РК Центральна Ц10 229/1 168,2 8,3 234,1 225,8 149,0 69,4 66,0 57,6
3.1.14 РК Центральна Ц10 228В 164,8 6,7 233,3 226,5 148,8 68,7 68,5 61,8
3.1.14 РК Центральна Ц10 228Д 167,1 6,7 233,3 226,5 148,0 69,1 66,2 59,4
3.1.14 РК Центральна Ц10 228Б 165,2 6,7 233,3 226,5 148,9 68,7 68,1 61,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 228Г 165,3 6,7 233,3 226,5 148,5 68,9 68,0 61,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 229/2 168,7 8,2 234,1 225,8 148,9 69,3 65,4 57,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 230 169,6 8,0 233,9 226,0 148,7 69,4 64,3 56,4
3.1.14 РК Центральна Вузол11 180,0 72,0 267,0 195,0 150,0 69,1 87,0 15,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 225 167,0 12,1 236,1 224,0 149,3 69,2 69,1 57,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 224/1 167,2 12,9 236,5 223,6 149,3 69,2 69,3 56,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 224 167,4 14,1 237,1 223,0 149,4 69,1 69,7 55,6
3.1.14 РК Центральна Ц10 103/3 173,0 71,4 266,7 195,3 148,9 69,1 93,8 22,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 221В 171,0 18,9 239,6 220,7 149,5 69,3 68,6 49,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 103/8 171,4 71,4 266,7 195,3 146,7 68,4 95,3 23,9
3.1.14 РК Центральна Ц10 221А 171,0 20,4 240,4 219,9 149,5 69,3 69,4 49,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 221 170,9 20,4 240,4 219,9 149,3 68,9 69,5 49,1
3.1.14 РК Центральна Ц10 221Г 170,6 18,1 239,2 221,1 149,5 69,3 68,6 50,5
3.1.14 РК Центральна Ц10 221Е 169,9 15,8 238,0 222,2 149,5 69,3 68,0 52,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 222 169,5 15,5 237,8 222,3 149,4 69,1 68,3 52,8
3.1.14 РК Центральна Ц10 103 173,0 67,8 264,9 197,0 149,8 69,8 91,8 24,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 104 170,7 64,0 262,8 198,9 149,7 69,8 92,1 28,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 105 170,0 60,8 261,2 200,4 149,6 69,8 91,2 30,4
3.1.14 РК Центральна Ц10 СЕМ.8А 170,7 14,5 237,3 222,8 147,4 68,8 66,6 52,1
3.1.14 РК Центральна Ц10 221Д 170,0 16,4 238,3 221,9 149,5 69,3 68,3 51,9
3.1.14 РК Центральна Ц10 223 169,0 14,7 237,4 222,7 149,4 69,1 68,4 53,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 БН СЕМ.10 170,4 17,8 239,0 221,2 148,1 68,5 68,7 50,9
3.1.14 РК Центральна Ц10 219 170,0 25,8 243,1 217,3 149,6 69,2 73,1 47,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 220 170,9 22,6 241,5 218,9 149,6 69,3 70,5 48,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 221Б 170,9 19,5 239,9 220,4 149,5 69,3 69,0 49,5
3.1.14 РК Центральна Ц10 213 164,9 48,4 254,8 206,4 149,7 69,4 90,0 41,6
3.1.14 РК Центральна Ц10 214 163,9 44,7 252,9 208,2 149,7 69,4 89,0 44,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 215 164,9 38,8 249,9 211,0 149,7 69,4 85,0 46,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 216 167,2 36,1 248,5 212,3 149,7 69,4 81,3 45,1
3.1.14 РК Центральна Ц10 218 167,7 29,2 244,9 215,7 149,6 69,2 77,1 48,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 212 165,7 49,3 255,3 206,0 149,7 69,4 89,5 40,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 211 167,9 59,4 260,5 201,1 149,8 69,3 92,6 33,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 217 167,0 31,4 246,0 214,6 149,7 69,4 79,0 47,6
3.1.14 РК Центральна Ц10 101А 178,4 70,3 266,1 195,8 149,9 69,7 87,8 17,4
3.1.14 РК Центральна Ц10 101 180,0 71,1 266,5 195,5 149,9 69,7 86,5 15,5
3.1.14 РК Центральна Ц10 Т.В.1 180,0 71,7 266,9 195,1 150,0 69,3 86,8 15,1
3.1.14 РК Центральна Ц10 401 180,1 71,7 266,9 195,1 150,0 68,7 86,7 15,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 201 180,0 71,9 267,0 195,0 150,0 69,2 87,0 15,0
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3.1.14 РК Центральна Ц10 103/4 173,0 71,4 266,7 195,3 149,0 69,1 93,7 22,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 102 175,0 69,5 265,7 196,2 149,8 69,7 90,7 21,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 207 170,7 68,2 265,1 196,8 149,9 69,4 94,4 26,1
3.1.14 РК Центральна Ц10 202 180,0 71,9 267,0 195,0 149,9 68,2 87,0 15,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 500/2 175,7 71,0 266,5 195,5 149,9 69,1 90,8 19,8
3.1.14 РК Центральна Ц10 500/2a 175,0 70,5 266,2 195,7 149,9 69,1 91,2 20,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 502А 166,1 70,5 266,2 195,7 145,7 63,9 100,2 29,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 501А 165,4 70,5 266,2 195,7 146,1 63,8 100,9 30,4
3.1.14 РК Центральна Ц10 #145 180,0 71,8 266,9 195,1 150,0 69,0 86,9 15,1
3.1.14 РК Центральна Ц10 СЕМ.10 170,2 20,4 240,4 219,9 148,7 69,0 70,2 49,8
3.1.14 РК Центральна Ц10 БН ДОБР1 167,8 11,0 235,5 224,5 149,1 69,6 67,7 56,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 500/1 178,2 71,5 266,8 195,2 150,0 69,0 88,6 17,1
3.1.14 РК Центральна Ц10 500 180,0 71,8 266,9 195,1 150,0 69,0 86,9 15,1
3.1.14 РК Центральна Ц10 404 180,6 71,6 266,8 195,2 149,2 69,4 86,2 14,5
3.1.14 РК Центральна Ц10 403 181,2 71,6 266,8 195,2 149,5 69,3 85,7 14,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 402 182,0 71,7 266,8 195,2 149,7 68,8 84,9 13,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 Т.В.2 180,0 71,5 266,8 195,2 150,0 69,5 86,8 15,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 409 178,9 71,2 266,6 195,4 148,9 69,5 87,7 16,4
3.1.14 РК Центральна Ц10 304 172,2 71,9 266,9 195,1 148,2 69,0 94,7 22,8
3.1.14 РК Центральна Ц10 305 171,4 71,8 266,9 195,1 148,0 69,1 95,5 23,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 303 172,2 71,9 266,9 195,0 148,2 69,0 94,7 22,8
3.1.14 РК Центральна Ц10 103/6 180,0 71,5 266,8 195,2 149,8 68,7 86,8 15,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 Т.ВР.1 178,0 71,9 267,0 195,0 149,3 68,5 89,0 17,0
3.1.14 РК Центральна Ц10 302 172,1 71,9 267,0 195,0 148,3 68,9 94,8 22,9
3.1.14 РК Центральна Ц10 301 173,7 71,9 267,0 195,0 148,4 68,9 93,3 21,4
3.1.14 РК Центральна Ц10 402/1 180,2 71,7 266,8 195,2 140,1 65,3 86,6 14,9
3.1.14 РК Центральна Ц10 408 179,7 71,4 266,7 195,3 149,1 69,4 87,0 15,6
3.1.14 РК Центральна Ц10 206 172,7 69,1 265,5 196,4 149,9 69,3 92,8 23,7
3.1.14 РК Центральна Ц10 103/7 180,0 71,5 266,8 195,2 149,8 68,7 86,8 15,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 103/5 179,0 71,5 266,7 195,2 149,6 68,8 87,7 16,2
3.1.14 РК Центральна Ц10 205/1 173,5 69,4 265,6 196,3 149,9 69,3 92,1 22,8
3.1.14 РК Центральна Ц10 203 178,6 71,9 267,0 195,0 149,4 68,5 88,3 16,4
3.1.14 РК Центральна Ц10 204 175,1 71,9 267,0 195,0 148,8 68,7 91,8 19,9
3.1.14 РК Центральна Ц10 205 175,7 71,9 267,0 195,0 148,7 68,8 91,2 19,3
3.1.14 РК Центральна Ц10 209 169,0 65,3 263,5 198,2 149,8 69,4 94,5 29,2

3.1.15 РК Мінська М23 Т10 112,8 32,6 176,2 143,6 149,7 69,6 63,3 30,8
3.1.15 РК Мінська М23 109 112,9 33,1 176,4 143,4 149,8 69,1 63,5 30,5
3.1.15 РК Мінська М23 110 113,0 31,7 175,7 144,0 149,7 68,9 62,7 31,0
3.1.15 РК Мінська М23 Т11 112,7 32,3 176,0 143,7 149,7 69,6 63,3 31,1
3.1.15 РК Мінська М23 101 110,0 39,7 179,8 140,2 150,0 69,1 69,8 30,2
3.1.15 РК Мінська М23 109-5 112,3 30,0 174,8 144,8 149,2 69,6 62,6 32,6
3.1.15 РК Мінська М23 109-4 111,9 30,5 175,1 144,6 149,4 69,6 63,2 32,7
3.1.15 РК Мінська М23 109-3 112,2 31,5 175,6 144,1 149,6 69,7 63,5 31,9
3.1.15 РК Мінська М23 103-5 109,4 39,0 179,5 140,5 149,2 69,6 70,1 31,1
3.1.15 РК Мінська М23 103-1 110,0 39,3 179,6 140,3 149,9 69,5 69,6 30,3
3.1.15 РК Мінська М23 108-1 110,7 33,4 176,6 143,2 149,2 69,6 65,9 32,6
3.1.15 РК Мінська М23 108 111,8 34,8 177,3 142,5 149,8 69,1 65,5 30,7
3.1.15 РК Мінська М23 107 111,2 36,1 178,0 141,9 149,9 69,1 66,7 30,7
3.1.15 РК Мінська М23 106 111,0 37,2 178,6 141,4 149,9 69,1 67,6 30,4
3.1.15 РК Мінська М23 103-2 110,0 39,3 179,6 140,4 149,7 69,4 69,6 30,4
3.1.15 РК Мінська М23 103-4 110,0 39,1 179,6 140,4 149,4 69,6 69,6 30,5
3.1.15 РК Мінська М23 103-3 110,0 39,2 179,6 140,4 149,5 69,5 69,6 30,4
3.1.15 РК Мінська М23 105 110,8 38,1 179,0 140,9 149,9 69,0 68,3 30,1
3.1.15 РК Мінська М23 8373041 111,9 31,3 175,5 144,2 149,5 69,5 63,6 32,3
3.1.15 РК Мінська М23 8373165 111,0 34,0 176,9 142,9 149,4 69,5 66,0 31,9
3.1.15 РК Мінська М23 БН13 110,6 33,6 176,7 143,1 149,2 69,6 66,0 32,5
3.1.15 РК Мінська М23 8373060 111,4 34,3 177,0 142,8 149,7 69,6 65,6 31,3
3.1.15 РК Мінська М23 8373030 111,6 34,6 177,2 142,6 149,8 69,5 65,7 31,0
3.1.15 РК Мінська М23 #78 110,8 33,9 176,9 142,9 149,3 69,6 66,1 32,1
3.1.15 РК Мінська М23 8373039 112,9 32,8 176,3 143,5 149,8 69,6 63,4 30,6
3.1.15 РК Мінська М23 8373193 115,3 30,8 175,3 144,4 141,8 66,1 59,9 29,1
3.1.15 РК Мінська М23 бн1 107,0 25,2 172,4 147,2 148,1 69,1 65,4 40,2
3.1.15 РК Мінська М23 8373200 114,1 24,8 172,1 147,4 129,7 56,0 58,1 33,3
3.1.15 РК Мінська М45 БН 16 108,5 36,7 178,3 141,6 149,8 69,9 69,8 33,1
3.1.15 РК Мінська М23 бн4 109,3 25,4 172,5 147,0 148,5 69,3 63,1 37,7
3.1.15 РК Мінська М23 цтп6 109,5 25,1 172,3 147,2 148,3 68,8 62,9 37,7
3.1.15 РК Мінська М23 120 110,4 25,3 172,4 147,1 149,2 68,7 62,0 36,7
3.1.15 РК Мінська М23 406 108,0 21,6 170,5 148,9 148,4 69,2 62,5 40,9
3.1.15 РК Мінська М23 119 111,1 25,6 172,5 147,0 149,3 68,7 61,5 35,9
3.1.15 РК Мінська М23 407 107,7 16,4 167,8 151,4 148,3 69,2 60,1 43,7
3.1.15 РК Мінська М23 111 113,6 30,8 175,3 144,4 149,7 68,9 61,7 30,9
3.1.15 РК Мінська М23 301-3 110,7 25,7 172,6 146,9 149,1 68,3 61,9 36,3
3.1.15 РК Мінська М23 118-2 110,2 25,2 172,3 147,2 148,6 68,7 62,2 37,0
3.1.15 РК Мінська М23 118-1 110,6 25,7 172,6 146,9 149,0 68,5 62,0 36,3
3.1.15 РК Мінська М23 117 111,0 26,1 172,8 146,7 149,4 68,7 61,8 35,7
3.1.15 РК Мінська М23 118 110,9 25,7 172,6 146,9 149,3 68,7 61,7 36,0
3.1.15 РК Мінська М23 116А 113,7 27,1 173,3 146,3 149,5 68,7 59,6 32,5
3.1.15 РК Мінська М23 115-1 115,2 26,9 173,2 146,4 149,5 69,8 58,0 31,2
3.1.15 РК Мінська М23 115 115,4 27,7 173,6 145,9 149,5 68,8 58,2 30,5
3.1.15 РК Мінська М23 114А 115,5 27,8 173,7 145,9 149,5 68,8 58,2 30,4
3.1.15 РК Мінська М23 114 115,5 27,9 173,7 145,9 149,5 68,8 58,2 30,3
3.1.15 РК Мінська М23 113 115,7 28,2 173,9 145,7 149,6 68,8 58,2 30,0
3.1.15 РК Мінська М23 112 113,4 30,4 175,0 144,7 149,7 68,9 61,7 31,3
3.1.15 РК Мінська М23 116 113,2 26,9 173,2 146,3 149,5 68,7 60,0 33,1
3.1.15 РК Мінська М23 113А 115,6 28,6 174,1 145,5 149,6 68,8 58,5 30,0
3.1.15 РК Мінська М23 122-1/1 112,1 24,9 172,2 147,3 149,0 69,5 60,1 35,2
3.1.15 РК Мінська М23 112А 115,1 29,1 174,3 145,3 149,6 68,8 59,3 30,2
3.1.15 РК Мінська М23 301-2 109,4 25,6 172,6 147,0 148,5 68,6 63,2 37,6
3.1.15 РК Мінська М23 105-2 110,0 37,0 178,5 141,4 149,8 68,6 68,5 31,5
3.1.15 РК Мінська М23 105-3 108,0 35,3 177,6 142,3 149,7 68,6 69,5 34,2
3.1.15 РК Мінська М45 205 107,0 37,5 178,7 141,2 149,3 69,7 71,7 34,3
3.1.15 РК Мінська М45 204 107,3 37,6 178,8 141,2 149,5 69,6 71,4 33,9
3.1.15 РК Мінська М45 201 110,0 38,7 179,3 140,6 150,0 69,6 69,3 30,6
3.1.15 РК Мінська М45 203 107,5 37,6 178,8 141,2 149,5 69,6 71,2 33,6
3.1.15 РК Мінська М23 104 110,2 39,0 179,5 140,5 150,0 69,1 69,3 30,4
3.1.15 РК Мінська М23 404-3 108,0 26,2 172,8 146,7 147,9 69,0 64,8 38,7
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3.1.15 РК Мінська М23 404-1 108,0 26,3 172,9 146,6 148,4 68,8 64,9 38,6
3.1.15 РК Мінська М23 404-2 108,0 26,2 172,9 146,7 148,0 68,9 64,9 38,7
3.1.15 РК Мінська М45 202-1 108,3 35,2 177,5 142,3 149,7 69,9 69,2 34,0
3.1.15 РК Мінська М23 405 107,7 25,5 172,5 147,0 148,5 69,2 64,8 39,3
3.1.15 РК Мінська М23 105-9 107,0 32,5 176,1 143,6 149,4 68,8 69,1 36,6
3.1.15 РК Мінська М23 105-10 106,9 32,3 176,0 143,7 149,4 68,8 69,1 36,8
3.1.15 РК Мінська Вузол77 108,3 37,7 178,8 141,1 149,7 69,5 70,5 32,8
3.1.15 РК Мінська М23 105-11 106,6 31,9 175,8 143,9 149,4 68,8 69,2 37,3
3.1.15 РК Мінська М23 401-6 106,1 28,9 174,3 145,4 149,1 68,9 68,2 39,3
3.1.15 РК Мінська М23 105-13 106,7 31,3 175,5 144,2 149,3 68,8 68,8 37,5
3.1.15 РК Мінська М23 105-12 106,6 31,5 175,6 144,1 149,3 68,8 69,0 37,5
3.1.15 РК Мінська М23 401-7 106,5 29,4 174,5 145,1 149,1 68,9 68,0 38,6
3.1.15 РК Мінська М23 105-14 106,7 31,2 175,4 144,3 149,3 68,8 68,8 37,6
3.1.15 РК Мінська М23 105-15 106,6 30,8 175,3 144,4 149,3 68,8 68,7 37,8
3.1.15 РК Мінська М23 105-16 106,1 30,4 175,0 144,6 149,2 68,8 68,9 38,5
3.1.15 РК Мінська М23 105-17 106,4 30,1 174,9 144,8 149,2 68,9 68,5 38,4
3.1.15 РК Мінська М23 401-4 107,0 28,5 174,1 145,6 149,0 68,8 67,1 38,6
3.1.15 РК Мінська М23 105-18 106,5 30,0 174,8 144,8 149,2 68,9 68,3 38,3
3.1.15 РК Мінська М23 401-5 106,7 28,7 174,1 145,5 149,1 68,9 67,4 38,8
3.1.15 РК Мінська М23 401-3 106,1 28,0 173,8 145,8 148,9 68,8 67,7 39,7
3.1.15 РК Мінська М23 401-2 106,5 27,6 173,6 146,0 148,8 68,9 67,1 39,5
3.1.15 РК Мінська М23 401-1 107,1 27,4 173,5 146,1 148,8 68,9 66,4 38,9
3.1.15 РК Мінська М23 401а 107,0 27,3 173,4 146,2 148,8 68,9 66,4 39,1
3.1.15 РК Мінська М23 902 110,0 39,3 179,7 140,3 150,0 69,3 69,7 30,3
3.1.15 РК Мінська М23 107-2 111,8 32,2 176,0 143,8 149,4 69,7 64,2 32,0
3.1.15 РК Мінська М23 107-1 111,5 34,0 176,9 142,9 149,7 69,6 65,4 31,4
3.1.15 РК Мінська М23 105-8 107,7 33,4 176,6 143,2 149,5 68,7 69,0 35,5
3.1.15 РК Мінська М23 105-7 108,2 34,6 177,2 142,6 149,6 68,7 69,0 34,4
3.1.15 РК Мінська М23 105-6 108,0 34,8 177,3 142,5 149,6 68,7 69,3 34,5
3.1.15 РК Мінська М23 103 110,0 39,3 179,6 140,4 150,0 69,1 69,6 30,4
3.1.15 РК Мінська М23 102 110,0 39,4 179,7 140,3 150,0 69,1 69,7 30,3
3.1.15 РК Мінська М23 105-5 108,0 34,9 177,4 142,4 149,6 68,7 69,4 34,4
3.1.15 РК Мінська М23 105-4 108,1 35,1 177,5 142,4 149,7 68,7 69,4 34,3
3.1.15 РК Мінська М23 202 109,2 37,8 178,9 141,1 149,9 69,7 69,7 31,8
3.1.15 РК Мінська М23 404 108,0 26,3 172,9 146,6 148,5 69,0 64,9 38,6
3.1.15 РК Мінська М23 403 107,5 26,4 173,0 146,6 148,6 69,0 65,5 39,1
3.1.15 РК Мінська М23 402 107,0 26,8 173,2 146,4 148,6 69,0 66,2 39,4
3.1.15 РК Мінська М23 401 107,0 26,8 173,2 146,4 148,6 69,0 66,2 39,4
3.1.15 РК Мінська М23 301/3 107,0 25,5 172,5 147,0 145,3 67,7 65,5 40,0
3.1.15 РК Мінська М23 127 108,7 24,1 171,8 147,7 147,9 69,0 63,0 39,0
3.1.15 РК Мінська М23 126 109,3 24,2 171,8 147,6 148,0 68,9 62,5 38,3
3.1.15 РК Мінська М23 122 110,9 25,1 172,3 147,2 149,1 68,5 61,4 36,3
3.1.15 РК Мінська М23 125 110,2 24,4 171,9 147,6 148,2 68,9 61,7 37,3
3.1.15 РК Мінська М23 122-7/2 113,3 24,8 172,1 147,4 132,0 55,0 58,9 34,1
3.1.15 РК Мінська М23 122-1 111,6 25,1 172,3 147,2 149,0 67,4 60,7 35,6
3.1.15 РК Мінська М23 122-3 112,4 25,1 172,3 147,2 149,0 67,4 59,9 34,8
3.1.15 РК Мінська М23 122-8 116,6 24,6 172,1 147,4 147,3 68,2 55,5 30,9
3.1.15 РК Мінська М23 122-3/1 113,0 25,1 172,3 147,2 147,6 68,9 59,3 34,2
3.1.15 РК Мінська М23 123 109,7 25,0 172,2 147,3 148,7 68,7 62,6 37,6
3.1.15 РК Мінська М23 122-4 111,1 24,9 172,2 147,3 148,3 67,7 61,1 36,2
3.1.15 РК Мінська М23 124 110,8 24,7 172,1 147,4 148,4 68,8 61,3 36,6
3.1.15 РК Мінська М23 122-5 111,7 24,9 172,2 147,3 148,3 67,7 60,5 35,6
3.1.15 РК Мінська М23 122-10 116,8 24,2 171,9 147,6 146,6 68,2 55,1 30,9
3.1.15 РК Мінська М23 122-6 112,9 24,9 172,2 147,3 148,1 67,8 59,3 34,4
3.1.15 РК Мінська М23 122-7 115,4 24,8 172,1 147,4 147,7 67,6 56,8 32,0
3.1.15 РК Мінська М23 122-9 117,1 24,4 171,9 147,6 146,9 68,1 54,8 30,4
3.1.15 РК Мінська М23 122-7/1 114,9 24,8 172,1 147,4 136,1 53,3 57,3 32,5
3.1.15 РК Мінська М23 121 110,2 25,2 172,3 147,2 149,2 68,7 62,1 37,0

4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 209 Лебед 183,4 16,0 243,2 227,2 145,8 68,0 59,8 43,8
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 210 180,6 25,8 248,2 222,5 144,9 65,0 67,6 41,9
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 205/1 З154 185,7 27,7 249,2 221,5 148,1 66,8 63,5 35,9
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 202 З150БН 181,0 28,5 249,7 221,1 149,1 69,6 68,7 40,1
4.1.1 305 Феофанія 2 ФЕО 201 187,0 29,8 250,3 220,5 149,8 68,1 63,3 33,5
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 211б Леб31 147,9 24,9 247,8 222,9 142,1 66,2 99,9 75,0
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 104 т.3 185,0 30,3 250,6 220,3 149,3 69,7 65,6 35,3
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 104/6 т.1 185,4 33,1 252,0 218,9 147,2 68,1 66,7 33,6
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 104/6 т.2 184,1 31,9 251,4 219,5 146,5 68,3 67,3 35,4
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 гр.учета 186,1 34,5 252,7 218,2 150,0 68,0 66,6 32,1
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 207 185,7 27,2 248,9 221,8 146,6 65,7 63,2 36,0
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 205/6 184,0 27,6 249,2 221,6 145,5 67,9 65,2 37,6
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 205/4 184,6 27,6 249,2 221,6 146,3 67,6 64,6 37,0
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 205/3 184,4 27,6 249,2 221,6 146,3 67,5 64,8 37,2
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 202 185,0 28,6 249,7 221,1 149,4 66,7 64,7 36,1
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 205 185,6 27,7 249,2 221,5 148,4 65,5 63,6 36,0
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 204 186,0 28,1 249,4 221,3 148,8 65,3 63,4 35,3
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 209 184,0 26,0 248,4 222,3 145,9 66,0 64,4 38,3
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 115 180,7 34,2 252,6 218,4 109,8 50,5 71,9 37,8
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 211а 169,0 25,5 248,1 222,6 144,1 65,4 79,1 53,6
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 211в 156,9 25,2 247,9 222,8 143,0 65,8 91,0 65,8
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 211б 165,8 25,3 248,0 222,7 143,5 65,6 82,2 56,9
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 103 186,0 34,3 252,6 218,3 149,7 68,1 66,6 32,3
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 101 186,3 34,4 252,7 218,3 150,0 68,0 66,5 32,0
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 104 186,0 34,3 252,6 218,3 149,7 68,2 66,6 32,3
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 104/2 187,0 33,8 252,4 218,6 149,2 68,7 65,4 31,6
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 108 184,7 34,2 252,6 218,4 148,5 67,3 67,8 33,7
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 104/3 187,0 33,5 252,2 218,7 149,0 68,8 65,2 31,7
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 104/4 187,0 33,4 252,2 218,8 148,9 68,8 65,2 31,8
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 112 185,0 34,2 252,6 218,4 117,9 47,0 67,6 33,4
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 114 183,0 34,2 252,6 218,4 112,0 49,5 69,6 35,4
4.1.1 305 Феофанія 2 Фе2 110 187,0 34,2 252,6 218,4 128,4 42,4 65,6 31,4

4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 т.4 183,7 29,5 242,8 213,2 94,4 69,1 59,1 29,5
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 1 183,3 29,9 243,0 213,0 95,0 69,3 59,7 29,8
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 2* 184,0 29,6 242,8 213,2 94,9 69,4 58,8 29,2
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 т.1 184,9 29,3 242,7 213,3 94,4 69,2 57,7 28,4
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 0 183,1 29,9 243,0 213,0 95,0 69,3 59,8 29,9
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 КК ВОТЕ 183,1 30,0 243,0 213,0 95,0 69,4 59,9 30,0
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4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 3 184,5 29,5 242,7 213,3 94,7 69,1 58,3 28,8
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вузол 184,0 29,6 242,8 213,2 94,9 69,2 58,8 29,2
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 т.2 185,0 29,2 242,6 213,4 94,1 69,3 57,6 28,4
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 4 185,0 29,2 242,6 213,4 94,2 69,3 57,6 28,4
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 2 184,0 29,6 242,8 213,2 94,9 69,2 58,8 29,2
4.1.3 307 Васильківська 31/17 Вс2 6 182,4 29,3 242,7 213,3 94,7 69,7 60,2 30,9

4.1.4 308 Науки 47 Нк5 19 156,0 39,1 238,9 199,9 147,8 68,8 83,0 43,9
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 104 171,1 44,7 241,8 197,1 149,6 67,4 70,7 26,0
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 106 175,1 44,5 241,7 197,2 149,4 67,5 66,6 22,1
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107 176,0 44,5 241,7 197,3 149,3 67,0 65,8 21,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107б 176,0 44,4 241,7 197,3 149,2 67,0 65,7 21,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107а 176,0 44,4 241,7 197,3 149,2 67,0 65,7 21,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 108 176,3 44,4 241,7 197,3 149,1 67,4 65,4 21,0
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107а/3-2 173,6 42,7 240,8 198,1 146,6 68,4 67,1 24,5
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 125 177,0 44,4 241,7 197,3 148,2 69,0 64,6 20,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 113 172,7 43,2 241,1 197,9 148,5 67,5 68,3 25,1
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 114 171,5 42,9 240,9 198,0 148,4 67,5 69,4 26,5
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 109 176,5 44,4 241,7 197,3 149,1 67,4 65,2 20,8
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 111 176,6 44,4 241,7 197,3 148,9 67,5 65,1 20,7
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 112 176,5 44,4 241,7 197,3 148,7 67,4 65,2 20,8
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 115 171,2 42,9 240,9 198,0 148,4 67,5 69,7 26,8
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 311/2 164,6 42,5 240,7 198,2 148,1 67,2 76,1 33,6
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 309 157,9 41,9 240,4 198,5 147,6 67,4 82,5 40,6
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 117 177,2 42,6 240,8 198,2 147,9 68,6 63,6 21,0
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 119 175,9 42,4 240,7 198,3 147,7 68,7 64,7 22,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 308/3 152,6 41,6 240,2 198,7 146,8 68,4 87,6 46,1
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 231 156,9 41,2 240,0 198,8 144,0 66,1 83,1 41,9
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 308 159,9 41,7 240,3 198,6 147,5 67,5 80,4 38,7
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 301 169,0 41,5 240,2 198,7 147,0 66,7 71,2 29,7
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 304 167,6 41,2 240,0 198,8 146,1 65,2 72,4 31,2
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 305 166,8 41,2 240,0 198,8 145,4 65,5 73,3 32,1
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 233 162,5 41,2 240,0 198,8 144,9 65,7 77,5 36,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107а/13 157,1 38,5 238,6 200,1 144,8 67,5 81,6 43,1
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 141 154,1 44,6 241,8 197,2 143,3 62,1 87,7 43,1
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 307 164,0 41,6 240,2 198,7 147,3 67,3 76,2 34,7
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 Н 36 160,5 40,4 239,6 199,2 142,9 66,6 79,1 38,7
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 302 169,0 41,4 240,1 198,7 146,8 66,7 71,1 29,7
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 308/1 157,7 41,8 240,3 198,6 147,6 67,4 82,7 40,9
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 303 168,0 41,3 240,1 198,8 146,6 66,8 72,1 30,8
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 120 178,1 42,2 240,6 198,4 147,5 68,8 62,4 20,2
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 13 158,6 44,6 241,8 197,2 149,2 68,2 83,2 38,6
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 о8 155,5 44,6 241,8 197,2 149,5 68,3 86,3 41,7
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 11 152,2 44,6 241,8 197,2 148,9 69,1 89,6 45,0
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 140 155,3 44,6 241,8 197,2 149,5 68,3 86,5 41,9
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 10 155,1 44,6 241,8 197,2 149,1 69,0 86,7 42,1
4.1.4 308 Науки 47 Вузол 162,7 45,0 242,0 197,0 150,0 67,4 79,3 34,4
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 Н 46 СКТБ 177,4 44,4 241,7 197,3 148,1 69,1 64,3 19,9
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107а/12 165,9 39,9 239,4 199,5 146,0 67,0 73,4 33,6
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107а/12а 160,4 38,9 238,9 199,9 145,2 67,3 78,4 39,5
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 о5 165,4 39,7 239,3 199,6 145,9 67,0 73,9 34,2
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 о6 157,1 38,5 238,6 200,1 144,8 67,5 81,6 43,1
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 14 159,3 44,6 241,8 197,2 149,0 68,3 82,5 38,0
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 116 173,1 42,8 240,9 198,0 148,2 68,5 67,8 24,9
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 16 159,9 44,5 241,8 197,2 148,4 68,5 81,9 37,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 18 159,8 43,6 241,3 197,7 148,2 68,6 81,5 37,9
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 17 160,1 43,9 241,5 197,5 148,3 68,6 81,4 37,5
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 12 149,6 44,4 241,7 197,3 148,6 69,2 92,1 47,7
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 15 159,9 44,6 241,8 197,2 148,8 68,3 81,9 37,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 101 163,7 44,9 242,0 197,0 149,9 67,5 78,2 33,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 103 166,7 44,8 241,9 197,1 149,8 67,3 75,2 30,4
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107а/3-1 170,8 42,7 240,8 198,1 148,4 66,4 70,0 27,3
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107а/3 171,0 42,8 240,8 198,1 148,4 66,3 69,8 27,1
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107а/9 170,0 41,0 239,9 199,0 147,0 66,7 69,9 29,0
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 105 173,3 44,6 241,8 197,2 149,5 67,5 68,5 23,9
4.1.4 308 Науки 47 Нк5 107а/8 168,6 41,3 240,1 198,8 147,3 66,5 71,5 30,2
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 Писар 8 БН 152,0 44,2 219,6 175,4 147,9 69,0 67,6 23,4
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 212 142,1 26,3 210,4 184,0 149,2 69,6 68,2 41,9
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 Наук 31 5 153,6 44,2 219,6 175,4 149,4 66,3 66,0 21,8
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 Наук 31 2 154,3 44,2 219,6 175,4 148,1 66,9 65,3 21,1
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 БН Фе 4 138,2 16,9 205,5 188,6 148,7 69,4 67,3 50,4
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 ВКит 83 БН 143,2 26,4 210,4 184,0 149,3 69,6 67,2 40,8
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 201 152,9 44,2 219,6 175,4 150,0 69,2 66,8 22,5
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 230 152,7 44,2 219,6 175,4 145,7 67,9 66,9 22,7
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 227 154,1 44,2 219,6 175,4 148,4 66,7 65,5 21,3
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 205 149,2 36,1 215,4 179,3 149,9 69,4 66,2 30,1
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 207 147,6 32,8 213,7 180,9 149,8 69,3 66,1 33,3
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 208 147,0 31,6 213,1 181,5 149,7 69,3 66,1 34,5
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 210 145,2 28,2 211,3 183,1 149,6 69,3 66,1 37,9
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 211 144,0 26,7 210,6 183,8 149,6 69,2 66,6 39,8
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 214 148,3 23,6 209,0 185,3 149,5 69,2 60,7 37,1
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 215 151,1 19,0 206,6 187,6 149,4 69,2 55,5 36,5
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 218 143,7 17,8 206,0 188,2 149,3 69,3 62,2 44,4
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 218/2 142,0 17,6 205,9 188,3 149,2 69,3 63,9 46,3
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 220 137,4 17,5 205,8 188,3 149,0 69,3 68,4 50,9
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 204 153,0 38,5 216,6 178,2 149,9 69,3 63,6 25,1
4.1.6 310 Науки 31 Нк2 229 154,6 44,2 219,6 175,4 146,7 67,5 65,0 20,8

4.1.7 311 Стратегічне шосе 54 СШ2 1 126,0 20,0 160,0 140,0 95,0 68,8 34,0 14,0
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 323 172,0 29,8 241,3 211,5 148,6 69,0 69,3 39,6
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 203 166,3 32,4 242,7 210,3 149,9 69,0 76,4 44,0
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202 165,7 33,5 243,2 209,7 149,9 68,9 77,5 44,0
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-4 169,7 32,8 242,9 210,0 149,4 67,6 73,2 40,3
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-3 170,2 32,9 242,9 210,0 149,6 68,6 72,7 39,8
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 201-1 162,6 34,1 243,5 209,4 150,0 68,8 80,9 46,8
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-2 169,1 33,1 243,0 209,9 149,7 68,6 73,9 40,9
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 206 168,7 31,4 242,2 210,7 149,7 68,9 73,5 42,0
4.1.8 1101 Московська-2 МОС гр.уч. М2 163,0 34,3 243,7 209,3 150,0 68,8 80,7 46,3
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4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204 166,8 32,0 242,4 210,5 149,9 69,0 75,6 43,7
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-4/1 169,3 32,8 242,9 210,1 149,2 67,7 73,5 40,8
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-4/3 170,1 32,7 242,8 210,1 149,0 67,7 72,7 40,0
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-4/3-12 184,0 32,2 242,5 210,4 145,6 67,7 58,5 26,4
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-4/3-7 181,2 32,5 242,7 210,2 148,1 68,9 61,5 29,1
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-4/3-6 181,0 32,4 242,7 210,2 148,0 68,9 61,7 29,2
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-4/3-5б 180,9 32,4 242,7 210,3 147,9 69,0 61,8 29,4
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202-4/3-2 179,8 32,6 242,8 210,2 148,5 68,0 62,9 30,3
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204-1 174,2 31,1 242,0 210,9 149,7 69,3 67,8 36,7
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 325 173,4 30,0 241,4 211,4 148,9 68,9 68,1 38,0
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 212 170,3 27,9 240,4 212,4 148,3 69,2 70,1 42,1
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 210 169,6 30,1 241,5 211,4 149,2 69,0 71,9 41,8
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 209 167,8 30,2 241,5 211,3 149,3 69,1 73,8 43,6
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 208 165,9 30,7 241,8 211,1 149,4 69,0 75,9 45,2
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 207 167,3 30,9 241,9 211,0 149,5 69,0 74,6 43,7
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204-4 178,8 30,9 241,9 211,0 149,2 68,7 63,1 32,1
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204-3 178,8 30,9 241,9 211,0 149,3 68,7 63,1 32,2
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204-1/5 177,0 30,5 241,7 211,2 147,7 68,9 64,7 34,2
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204-2 178,8 31,0 241,9 210,9 149,4 68,7 63,2 32,2
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204-1/4 177,0 30,5 241,7 211,2 147,9 68,8 64,7 34,2
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204-1/3 179,8 30,6 241,7 211,1 148,3 68,6 61,9 31,3
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204-1/1 177,1 30,7 241,8 211,1 148,7 69,4 64,6 34,0
4.1.8 1101 Московська-2 Мо2 209 167,9 30,2 241,5 211,3 149,3 68,9 73,6 43,4
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204-1/2 178,6 30,7 241,8 211,1 148,7 69,0 63,2 32,5
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 204Л18аБН 179,4 30,7 241,8 211,1 148,6 68,5 62,4 31,7
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 211Ж10БН 174,9 29,7 241,3 211,6 148,7 69,4 66,4 36,7
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 202Л27ЦТП 175,6 33,3 243,1 209,8 148,7 69,4 67,5 34,3
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 323Д14 171,0 28,6 240,7 212,1 148,4 69,2 69,8 41,1
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 323Д14БН 172,2 29,6 241,2 211,6 148,5 69,1 69,0 39,4
4.1.8 1101 Московська-2 МОС 205 168,3 31,6 242,2 210,7 149,7 68,9 73,9 42,3
4.1.9 1102 Московська-3 Вузол 163,0 26,2 225,2 199,0 149,1 69,5 62,2 36,0
4.1.9 1102 Московська-3 ТК1 165,0 27,5 225,9 198,4 149,4 69,5 60,9 33,4
4.1.9 1102 Московська-3 ТК2 164,8 27,5 225,9 198,4 149,3 69,5 61,0 33,5
4.1.9 1102 Московська-3 ТК4 161,8 27,4 225,8 198,4 149,1 69,6 64,0 36,6
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-11 156,8 29,2 226,8 197,5 149,3 68,3 70,0 40,8
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-15 147,0 29,1 226,7 197,6 147,9 69,0 79,7 50,6
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-7/1 152,9 32,2 228,3 196,1 149,6 69,1 75,4 43,2
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-8/2 164,3 28,1 226,2 198,1 148,7 69,4 61,9 33,8
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-8 157,7 30,3 227,3 197,0 149,6 69,1 69,6 39,3
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-8Т.7 158,9 29,1 226,7 197,6 149,1 69,2 67,8 38,7
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303Б10кз 165,0 27,5 225,9 198,4 149,4 69,3 60,9 33,4
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 402 152,9 48,1 236,5 188,4 149,9 69,5 83,6 35,5
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303 150,3 48,8 236,9 188,1 150,0 69,2 86,5 37,7
4.1.9 1102 Московська-3 МОС гр.уч.Мос3 150,7 49,1 237,0 187,9 150,0 69,2 86,3 37,2
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 309 156,0 46,5 235,7 189,2 149,0 68,6 79,7 33,2
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 402 ЦТП 161,4 47,0 235,9 188,9 149,6 69,8 74,6 27,6
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-10/4в 167,0 25,9 225,1 199,1 148,5 69,3 58,1 32,1
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-14 152,5 29,1 226,7 197,6 148,3 68,8 74,2 45,1
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-10/4а 163,6 26,4 225,3 198,9 149,2 69,3 61,7 35,3
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-10/1 164,2 28,3 226,3 198,0 149,5 69,3 62,1 33,8
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-10 157,7 29,2 226,8 197,5 149,6 69,1 69,1 39,9
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-10/4 162,1 26,6 225,4 198,8 149,2 69,3 63,3 36,7
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-7 151,0 33,6 229,0 195,4 149,7 69,0 78,0 44,4
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303-6 150,9 34,1 229,2 195,2 149,7 69,0 78,4 44,3
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 307 Д45ЦТП 152,5 46,5 235,7 189,2 149,6 69,7 83,2 36,7
4.1.9 1102 Московська-3 МОС 303 Б13ЦТП 162,8 26,1 225,2 199,0 149,0 69,5 62,4 36,2

4.1.10 1103 Московська-4 МО4 406 141,3 32,6 204,1 171,5 147,8 67,1 62,8 30,2
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 203 132,0 33,1 204,4 171,3 149,6 68,8 72,4 39,3
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 203/3 131,9 23,3 199,3 176,0 130,0 59,6 67,4 44,1
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 402 133,5 32,6 204,1 171,5 149,2 66,4 70,6 38,0
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 206 137,9 32,0 203,8 171,8 149,0 69,4 65,9 33,9
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 202 128,1 34,4 205,1 170,6 149,7 68,8 77,0 42,5
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 203-5/2 130,5 23,4 199,4 176,0 149,2 68,9 68,8 45,4
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 213 139,0 30,4 203,0 172,6 148,5 69,0 64,0 33,6
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 203-4 130,3 23,3 199,3 176,0 143,0 54,1 69,0 45,7
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 203-5/1 133,0 23,3 199,3 176,0 148,6 68,6 66,3 43,0
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 204 132,6 32,4 204,0 171,6 149,4 68,8 71,4 39,0
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 204-1 133,7 32,2 203,9 171,7 149,1 68,7 70,2 38,0
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 403 138,2 32,6 204,1 171,5 149,0 66,5 65,9 33,3
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 204-2 135,7 32,1 203,9 171,8 149,0 68,8 68,2 36,1
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 207 137,4 31,8 203,7 171,9 148,8 69,4 66,4 34,5
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 409 144,9 32,5 204,1 171,5 145,8 67,9 59,2 26,7
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 408 146,4 32,6 204,1 171,5 146,4 67,6 57,7 25,1
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 401а 132,5 32,6 204,1 171,5 149,5 68,5 71,6 39,0
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 205 136,9 32,2 203,9 171,7 149,2 69,3 67,0 34,8
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 404 139,4 32,6 204,1 171,5 148,7 66,7 64,7 32,1
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 407 142,9 32,6 204,1 171,5 147,5 67,2 61,2 28,6
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 405 140,0 32,6 204,1 171,5 148,3 66,8 64,2 31,5
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 203 BT 1 129,0 21,6 198,5 176,8 149,2 69,4 69,5 47,8
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 203 BT 3 127,6 20,8 198,0 177,2 149,0 69,5 70,4 49,7
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 307-1/2 117,0 26,9 201,2 174,3 149,2 69,0 84,2 57,3
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 102 114,8 42,1 209,0 166,9 149,9 69,0 94,2 52,1
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 104 122,3 41,0 208,4 167,5 149,9 68,7 86,2 45,2
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 305 115,0 31,9 203,7 171,9 149,8 69,2 88,7 56,9
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 203-5/3 128,0 23,5 199,4 175,9 149,3 69,1 71,4 47,9
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 311 124,2 23,6 199,5 175,9 148,8 69,1 75,3 51,6
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 203-4/4 128,0 22,1 198,7 176,6 149,3 69,4 70,7 48,6
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 301 109,0 39,9 207,9 168,0 149,9 69,2 98,9 59,0
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 302 110,9 37,7 206,7 169,1 149,9 69,2 95,8 58,2
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 303 109,0 36,5 206,1 169,6 149,9 69,2 97,1 60,6
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 310 125,0 24,1 199,7 175,6 149,2 68,9 74,7 50,6
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 101 109,3 43,7 209,8 166,2 150,0 69,1 100,5 56,8
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 305/1 115,0 30,2 202,9 172,7 149,7 69,1 87,9 57,7
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 307/1 122,0 25,2 200,3 175,1 149,5 69,2 78,3 53,1
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 304 110,5 35,3 205,5 170,2 149,9 69,2 95,0 59,8
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 307 118,3 27,2 201,3 174,2 149,6 69,1 83,0 55,9
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4.1.10 1103 Московська-4 МО4 309 125,0 24,4 199,9 175,5 149,4 69,5 74,9 50,5
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 201 109,3 43,6 209,8 166,2 150,0 69,2 100,6 56,9
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 308 124,8 24,4 199,9 175,5 149,5 69,2 75,1 50,7
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 306 115,8 31,8 203,7 171,9 149,7 69,8 87,9 56,1
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 Стратег.ш.17 140,8 30,2 202,9 172,7 147,9 69,0 62,1 31,8
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 Стратег.ш,2а 144,5 32,5 204,1 171,5 145,7 67,9 59,6 27,0
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 Науки,15 138,1 30,3 202,9 172,6 148,3 69,2 64,8 34,5
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 Науки,18 127,9 34,8 205,2 170,5 149,7 68,8 77,3 42,6
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 Вел.Кит.61а 122,7 23,2 199,2 176,1 148,4 69,2 76,5 53,3
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 125,9 24,2 199,8 175,6 149,3 69,7 73,9 49,7
4.1.10 1103 Московська-4 МО4 105 124,7 36,1 205,9 169,8 149,8 68,8 81,2 45,1
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 109 182,8 36,0 252,5 216,5 148,2 67,5 69,7 33,7
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 202 т.1 183,0 36,6 252,8 216,2 149,2 65,9 69,8 33,2
4.1.11 1104 Голосієво-1 Вузол 183,7 36,0 252,5 216,5 148,9 67,2 68,8 32,7
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 102 175,9 36,7 252,9 216,1 149,9 68,5 77,0 40,3
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 105 184,0 36,2 252,6 216,4 149,6 67,6 68,6 32,4
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 104 184,0 36,2 252,6 216,4 149,7 68,6 68,6 32,4
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 103 181,8 36,4 252,7 216,3 149,8 68,5 70,9 34,5
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 207 183,9 36,4 252,7 216,3 146,9 66,4 68,8 32,4
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 106 183,9 36,1 252,6 216,4 149,5 67,6 68,6 32,5
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 101-а 178,2 36,8 252,9 216,1 149,7 66,0 74,7 37,9
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 Сільськогосп.1 167,9 35,7 252,3 216,6 141,6 65,8 84,4 48,7
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 101 176,0 36,9 252,9 216,1 150,0 67,7 76,9 40,0
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 202 182,2 36,7 252,8 216,1 149,4 65,9 70,6 33,9
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 107 183,8 36,0 252,5 216,5 149,3 67,7 68,7 32,6
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 108 183,9 36,0 252,5 216,5 148,6 67,3 68,6 32,6
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 209 182,0 36,4 252,7 216,3 139,2 64,5 70,7 34,3
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 206-1 176,3 35,9 252,4 216,6 145,5 64,9 76,1 40,3
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 206-2 171,4 35,7 252,3 216,6 143,9 64,9 80,9 45,2
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 110 182,4 36,0 252,5 216,5 148,1 67,6 70,0 34,0
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 201-2 179,4 36,8 252,9 216,1 148,6 69,3 73,5 36,7
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 204 183,0 36,5 252,8 216,2 149,0 65,9 69,8 33,2
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 203 183,0 36,6 252,8 216,2 149,1 66,0 69,8 33,2
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 202-1 182,9 36,7 252,8 216,1 147,9 67,0 70,0 33,3
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 БН Потєх 16 184,0 33,5 251,2 217,7 147,8 68,8 67,2 33,7
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 БН Потєх14 184,1 35,5 252,2 216,7 146,4 68,3 68,2 32,7
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 206-3 171,3 35,5 252,2 216,7 142,1 65,7 80,9 45,4
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 201 180,3 36,8 252,9 216,1 149,7 66,1 72,6 35,8
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 205 182,2 36,4 252,7 216,3 148,3 65,4 70,5 34,1
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 112 183,3 35,9 252,5 216,5 147,4 67,8 69,2 33,3
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 206 181,6 36,4 252,7 216,3 147,9 65,3 71,1 34,7
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 208-1 182,0 36,4 252,7 216,3 144,0 66,9 70,7 34,3
4.1.11 1104 Голосієво-1 Го1 208 182,0 36,4 252,7 216,3 144,1 64,7 70,7 34,3
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 БН Род 3а 190,9 31,2 253,1 221,8 149,8 69,9 62,2 30,9
4.1.12 1105 Голосієво-2 ТК 301 176,0 34,6 254,8 220,2 148,1 67,7 78,8 44,2
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 216 182,0 32,7 253,8 221,1 147,9 67,6 71,8 39,1
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 212 183,0 32,7 253,8 221,1 143,8 67,0 70,8 38,1
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 213 183,2 32,7 253,8 221,1 145,6 66,2 70,6 37,9
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 215 182,0 32,7 253,8 221,1 147,6 67,3 71,8 39,1
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 214 183,0 32,7 253,8 221,1 146,2 66,0 70,8 38,1
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 302 186,5 34,6 254,8 220,2 146,6 68,4 68,3 33,7
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 216-1 178,8 32,4 253,7 221,2 147,2 68,6 74,9 42,5
4.1.12 1105 Голосієво-2 Вузол 192,0 33,6 254,3 220,7 149,9 68,9 62,3 28,7
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 218-1 191,0 32,5 253,7 221,2 149,8 69,9 62,7 30,2
4.1.12 1105 Голосієво-2 Го2 217 192,0 33,3 254,1 220,8 149,5 67,8 62,1 28,8
4.1.12 1105 Голосієво-2 Вузол 186,0 32,9 253,9 221,0 148,7 67,9 67,9 35,1
4.1.12 1105 Голосієво-2 Вузол 190,4 34,7 254,8 220,2 150,0 68,5 64,4 29,7

4.1.13 1201 Науки 24 Вузол 140,5 12,7 190,8 178,1 94,6 69,7 50,3 37,6
4.1.13 1201 Науки 24 Вузол 137,0 24,2 196,6 172,4 95,0 69,6 59,6 35,4
4.1.13 1201 Науки 24 Нк1 Науки 28 143,4 11,6 190,3 178,6 94,6 69,5 46,9 35,3
4.1.13 1201 Науки 24 Нк1 4 141,5 12,9 190,9 178,0 94,7 69,5 49,4 36,5
4.1.13 1201 Науки 24 Нк1 3 (207-1) 137,0 23,1 196,1 172,9 94,9 69,4 59,1 35,9
4.1.13 1201 Науки 24 Нк1 Науки,30 146,7 10,7 189,8 179,1 94,5 69,5 43,1 32,3
4.1.13 1201 Науки 24 Нк1 207 Нк1 138,2 23,6 196,3 172,7 95,0 69,4 58,1 34,6

4.1.16 1204 Кустанайська 12 Кс2 5 145,1 23,4 208,7 185,3 94,2 69,0 63,6 40,2
4.1.16 1204 Кустанайська 12 Кс2 4 147,5 24,1 209,0 184,9 94,2 68,8 61,5 37,5
4.1.16 1204 Кустанайська 12 Кс2 6 159,1 27,2 210,6 183,4 94,7 69,2 51,4 24,3
4.1.16 1204 Кустанайська 12 Кс2 1 158,4 27,5 210,7 183,2 95,0 68,8 52,4 24,9
4.1.16 1204 Кустанайська 12 Вузол 160,0 26,6 210,3 183,7 94,6 69,2 50,3 23,7
4.1.16 1204 Кустанайська 12 Кс2 БН КК Кс2 158,7 27,5 210,8 183,2 95,0 69,1 52,1 24,5
4.1.16 1204 Кустанайська 12 Кс2 2 156,9 27,4 210,7 183,3 94,9 68,9 53,8 26,4
4.1.16 1204 Кустанайська 12 Кс2 2/1 156,5 27,1 210,5 183,4 94,8 69,0 54,0 26,9
4.1.16 1204 Кустанайська 12 Кс2 2/2 154,9 26,6 210,3 183,7 94,9 68,9 55,4 28,8
4.1.16 1204 Кустанайська 12 Кс2 3 153,1 24,9 209,4 184,5 94,7 69,0 56,4 31,5

4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Вузол т.4 160,8 26,6 213,8 187,2 94,4 69,3 53,0 26,3
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Вузол т.3 160,4 25,3 213,2 187,8 94,7 69,5 52,7 27,4
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Вузол т.2 158,7 26,4 213,7 187,3 94,6 69,1 54,9 28,6
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 4 153,6 20,1 210,5 190,4 94,8 69,4 56,9 36,8
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 6 159,1 26,1 213,5 187,5 94,4 68,8 54,4 28,3
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 1/2 155,0 25,7 213,3 187,7 94,9 69,4 58,3 32,7
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 БН КК 158,0 28,3 214,7 186,3 95,0 69,3 56,7 28,3
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 3 157,6 27,5 214,3 186,7 94,5 68,8 56,7 29,1
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 5 155,2 9,9 205,4 195,5 94,6 69,4 50,2 40,3
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 1 158,2 27,7 214,3 186,7 94,9 69,1 56,1 28,4
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 2 159,6 27,2 214,1 186,9 94,8 69,2 54,5 27,4
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 Голос 98/2 156,6 4,4 202,6 198,2 94,4 69,5 46,0 41,6
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 1/3 153,9 23,3 212,1 188,8 94,8 69,4 58,3 34,9
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Вузол 161,6 24,7 212,8 188,1 94,3 68,9 51,2 26,5
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Вузол 160,9 20,8 210,8 190,1 94,6 69,3 49,9 29,2
4.1.17 1205 Голосіївський94/96 Жв2 1/1 156,9 26,7 213,8 187,1 95,0 69,4 56,9 30,2

4.1.18 1208 Волзька 12-а Влз 1 151,0 15,0 182,0 167,0 94,8 69,1 31,0 16,0
4.1.18 1208 Волзька 12-а Влз ВОТЕ 151,9 15,0 182,0 167,0 94,9 69,0 30,1 15,2
4.1.18 1208 Волзька 12-а Влз 2 150,5 14,8 181,9 167,1 94,3 69,3 31,4 16,7

4.1.20 1210 Васильківська 5/7 Вс1 БН КК Вс1 143,7 25,0 203,0 178,0 95,0 69,4 59,3 34,3
4.1.20 1210 Васильківська 5/7 Вс1 5 155,2 24,0 202,5 178,5 94,3 69,4 47,3 23,3
4.1.20 1210 Васильківська 5/7 Вс1 4 152,4 24,4 202,7 178,3 94,6 69,2 50,3 25,9
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4.1.20 1210 Васильківська 5/7 Вс1 2 148,8 24,6 202,8 178,2 94,8 69,2 54,0 29,4
4.1.20 1210 Васильківська 5/7 Вс1 т.1 146,7 24,6 202,8 178,2 94,9 69,4 56,1 31,5
4.1.20 1210 Васильківська 5/7 Вс1 4/1 148,8 23,2 202,1 178,9 94,4 69,3 53,3 30,1
4.1.20 1210 Васильківська 5/7 Вс1 1 144,5 24,9 202,9 178,1 95,0 69,3 58,4 33,6
4.1.20 1210 Васильківська 5/7 Вс1 3 152,0 24,5 202,7 178,3 94,7 69,3 50,8 26,3
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 2 136,8 24,9 198,0 173,0 94,8 66,6 61,1 36,2
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т12 133,3 22,8 196,9 174,1 90,5 65,1 63,5 40,8
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 #3 150,0 24,2 197,6 173,4 94,0 68,8 47,6 23,5
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т6 163,1 15,9 193,4 177,5 93,5 67,3 30,3 14,4
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 3 139,4 24,9 197,9 173,1 94,7 66,7 58,6 33,7
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 #2313 156,2 21,3 196,1 174,8 94,2 67,0 39,9 18,6
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 #13 154,7 22,3 196,7 174,3 94,2 67,0 42,0 19,6
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 15 165,8 14,4 192,7 178,2 92,8 67,4 26,9 12,5
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 #5 147,5 24,8 197,9 173,1 92,0 66,7 50,4 25,6
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 Монт 46 1 154,6 15,6 193,3 177,7 92,1 67,8 38,7 23,1
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 Монт 46 3 153,8 15,5 193,2 177,7 91,9 67,6 39,4 23,9
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т14 141,1 24,1 197,5 173,4 92,2 65,8 56,4 32,3
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т5 164,0 16,2 193,6 177,3 93,7 67,2 29,6 13,3
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т4 161,1 19,6 195,3 175,7 94,0 67,0 34,2 14,6
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 7 162,0 19,6 195,3 175,7 91,8 65,8 33,3 13,7
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т3 156,9 21,0 196,0 175,0 94,1 67,1 39,1 18,0
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т10 141,4 23,5 197,2 173,8 93,3 65,9 55,8 32,4
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т9 143,1 23,8 197,4 173,6 93,6 65,8 54,3 30,4
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 14 163,9 15,6 193,3 177,7 93,0 67,4 29,4 13,8
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т2 148,9 24,2 197,6 173,4 94,4 67,0 48,7 24,5
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т7/1 154,7 15,9 193,4 177,5 92,4 66,5 38,8 22,8
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т7 155,2 15,9 193,4 177,5 92,5 66,6 38,2 22,3
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т1 140,3 24,9 197,9 173,1 94,7 66,7 57,6 32,7
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 9 163,5 16,1 193,5 177,4 93,5 67,3 30,0 13,9
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 4 148,4 24,8 197,9 173,1 94,4 66,8 49,5 24,7
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 8 163,4 16,1 193,5 177,4 93,6 67,3 30,1 14,0
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 т11 135,9 23,1 197,0 174,0 91,3 65,1 61,1 38,0
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 1 133,0 25,0 198,0 173,0 95,0 66,9 65,0 40,0
4.1.21 1212 Монтажників 28 Мн2 Монт 44 146,6 15,8 193,4 177,6 91,0 66,9 46,7 30,9

4.1.22 1213 Деміївський 3 Дмв 4 139,5 18,7 200,4 181,6 93,7 68,9 60,8 42,1
4.1.22 1213 Деміївський 3 Дмв 3 141,1 18,9 200,5 181,5 94,1 68,9 59,3 40,4
4.1.22 1213 Деміївський 3 Дмв 2 144,9 19,6 200,8 181,2 94,6 68,9 55,9 36,3
4.1.22 1213 Деміївський 3 Дмв БН КК Дмв 140,7 20,0 201,0 181,0 95,0 68,9 60,2 40,3
4.1.22 1213 Деміївський 3 Дмв т.А 143,6 19,5 200,8 181,2 94,5 69,0 57,1 37,6
4.1.22 1213 Деміївський 3 Дмв 1 141,7 19,8 200,9 181,1 94,9 68,7 59,3 39,4

4.1.23 1214 Голосіївська 19 Глс 2 120,7 20,5 188,7 168,2 94,8 69,4 68,1 47,6
4.1.23 1214 Голосіївська 19 Глс БН КК Глс 119,7 24,2 190,6 166,4 95,0 69,5 70,9 46,8
4.1.23 1214 Голосіївська 19 Глс 3 124,1 18,2 187,6 169,4 94,7 69,4 63,5 45,3
4.1.23 1214 Голосіївська 19 Глс 1 119,5 24,0 190,5 166,5 95,0 69,3 71,0 47,1
4.1.23 1214 Голосіївська 19 Глс 4 125,8 17,2 187,1 169,9 94,5 69,4 61,3 44,1
4.1.24 1215 Монтажників 1 Мн1 БН Мн1 123,9 12,7 164,9 152,1 95,0 69,9 41,0 28,3

4.1.25 1216 Бубнова 4 Бб4 5 157,0 11,9 194,4 182,6 94,8 69,6 37,4 25,6
4.1.25 1216 Бубнова 4 Бб4 ВОТЕ 151,2 14,6 195,8 181,2 95,0 69,7 44,7 30,0
4.1.25 1216 Бубнова 4 Бб4 2 152,5 13,8 195,4 181,6 94,8 69,7 42,9 29,1
4.1.25 1216 Бубнова 4 Бб4 4 155,4 12,6 194,8 182,2 94,9 69,6 39,4 26,8
4.1.25 1216 Бубнова 4 Бб4 1/1 151,7 14,0 195,5 181,5 94,1 68,9 43,8 29,8
4.1.25 1216 Бубнова 4 Бб4 1 151,9 14,0 195,5 181,5 95,0 69,6 43,6 29,6

4.1.28 1401 Козацька, 67а Кзц Коз 67а 176,4 14,3 205,7 191,3 94,9 68,7 29,3 14,9
4.1.28 1401 Козацька, 67а Кзц ТК1 179,2 13,8 205,4 191,6 93,2 68,2 26,2 12,4

4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк203 169,9 36,7 255,1 218,4 149,5 69,1 85,3 48,5
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк201 172,3 36,8 255,2 218,4 149,7 69,0 82,9 46,1
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк106 169,6 42,7 258,2 215,6 149,5 69,3 88,7 46,0
4.1.29 4102 Жуляни Вузол 175,1 37,1 255,3 218,3 149,8 69,9 80,2 43,2
4.1.29 4102 Жуляни Вузол 177,0 37,1 255,3 218,3 149,8 69,9 78,4 41,3
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк105 170,2 42,9 258,3 215,5 149,6 69,4 88,1 45,2
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк104 173,0 43,6 258,7 215,1 149,8 69,2 85,7 42,1
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ УТ 1 175,8 44,3 259,0 214,8 149,9 69,4 83,3 39,0
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк101а 178,0 46,8 260,4 213,5 149,9 69,4 82,4 35,5
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк101 178,0 47,3 260,6 213,3 150,0 69,4 82,6 35,3
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ УТ-2 175,5 37,7 255,6 218,0 149,8 69,9 80,1 42,4
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ Пулюя 2-4 179,0 41,5 257,6 216,1 148,1 69,1 78,6 37,1
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ Ернста 16 177,0 37,1 255,3 218,3 149,8 69,9 78,3 41,3
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ БН Пулюя 5 173,0 43,5 258,6 215,1 149,8 69,0 85,6 42,1
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ Пулюя 3-Б 165,0 36,1 254,8 218,7 149,0 69,2 89,8 53,7
4.1.29 4102 Жуляни Вузол 175,4 35,5 254,5 219,0 148,1 69,1 79,1 43,6
4.1.29 4102 Жуляни Вузол 175,5 35,7 254,6 218,9 148,4 68,9 79,1 43,5
4.1.29 4102 Жуляни Вузол 175,3 36,1 254,8 218,7 149,3 69,1 79,6 43,4
4.1.29 4102 Жуляни Вузол 172,8 36,7 255,1 218,5 149,6 69,0 82,3 45,6
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк104 173,0 43,1 258,4 215,3 149,7 69,0 85,4 42,3
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк201 172,2 42,9 258,3 215,4 149,3 68,7 86,1 43,2
4.1.29 4102 Жуляни Вузол 171,2 40,9 257,3 216,4 149,2 69,0 86,1 45,3
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк204 166,3 36,5 255,0 218,6 149,3 69,0 88,8 52,3
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк101б 175,9 46,6 260,2 213,6 149,6 69,3 84,3 37,7
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк101в 172,0 46,3 260,1 213,8 149,1 69,5 88,1 41,8
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк107 167,1 42,1 257,9 215,8 149,3 69,4 90,9 48,7
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ УТ-1 175,0 39,5 256,6 217,1 149,8 69,9 81,6 42,1
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ ут1 176,5 41,6 257,7 216,1 148,2 69,1 81,1 39,5
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк205 175,1 35,6 254,6 219,0 148,2 69,0 79,4 43,9
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк202 171,1 36,7 255,2 218,4 149,6 69,1 84,1 47,3
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк103 175,5 44,1 259,0 214,8 149,9 69,4 83,5 39,3
4.1.29 4102 Жуляни ЖУЛ тк102 177,0 45,7 259,8 214,1 149,9 69,4 82,8 37,1

4.1.30 4201 Медова 1 Мдв 1а 178,0 19,9 236,0 216,0 114,6 64,0 58,0 38,0
4.1.30 4201 Медова 1 Мдв 1 178,0 19,9 236,0 216,0 114,5 64,1 58,0 38,0
4.1.30 4201 Медова 1 Мдв 2 179,0 7,7 229,7 222,1 112,0 64,7 50,7 43,1
4.1.30 4201 Медова 1 Мдв #2309 178,0 19,3 235,7 216,3 114,6 68,4 57,7 38,3
4.1.30 4201 Медова 1 Мдв ВОТЕ 178,0 20,0 236,0 216,0 114,9 65,3 58,0 38,0
4.1.30 4201 Медова 1 Мдв Мед1 радио 178,0 19,7 235,9 216,1 113,6 68,0 57,9 38,1
4.1.30 4201 Медова 1 Мдв НО18 цех 181,1 6,9 229,4 222,4 109,5 64,6 48,2 41,3
4.1.30 4201 Медова 1 Мдв НО18 компр 181,8 6,7 229,3 222,5 109,0 64,8 47,5 40,8
4.1.30 4201 Медова 1 Мдв НО18 вбуд 182,0 6,7 229,2 222,6 108,4 64,4 47,2 40,6
4.1.30 4201 Медова 1 Мдв 3 181,0 7,2 229,5 222,3 110,4 64,0 48,5 41,3
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4.1.30 4201 Медова 1 Мдв 5 179,9 5,6 228,7 223,1 110,6 66,4 48,7 43,1
4.1.31 4204 Білгородська 7 Блг 3 186,0 30,0 237,0 207,0 94,8 69,8 51,0 21,0
4.1.31 4204 Білгородська 7 Блг 1 186,5 31,0 237,5 206,5 94,9 69,8 51,0 20,0
4.1.31 4204 Білгородська 7 Блг 2 186,5 30,8 237,4 206,6 94,8 69,8 50,9 20,1
4.1.32 4208 Смілянська 11 Смл БН КК 183,1 31,9 230,0 198,0 95,0 69,7 46,9 15,0
4.1.33 4220 Волинська 69 Вол БН КК Вол 182,0 22,8 222,9 200,1 95,0 69,7 40,9 18,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС УТ-9 180,7 37,2 242,6 205,4 148,8 69,4 61,9 24,7
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 406а-У 178,4 36,0 242,0 206,0 149,3 69,4 63,5 27,5
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 406-1У 176,1 36,2 242,1 205,9 149,3 69,6 66,0 29,8
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 405-У 176,0 36,6 242,3 205,7 149,5 69,4 66,2 29,7
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 402-У 173,0 33,6 240,7 207,1 149,1 69,6 67,7 34,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 406-2У 177,4 36,1 242,0 205,9 149,2 69,6 64,6 28,5
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 406-3У 177,7 36,1 242,0 205,9 149,2 69,6 64,4 28,3
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 406-У 176,6 36,5 242,2 205,7 149,5 69,4 65,6 29,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 407-У 179,0 35,7 241,8 206,1 149,2 69,5 62,8 27,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 203-У 183,8 36,1 242,0 205,9 149,7 69,6 58,3 22,2
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-6 185,7 32,6 240,2 207,6 149,6 69,7 54,5 21,9
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-8 187,0 30,2 239,0 208,8 149,5 69,7 52,0 21,8
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-8а 187,0 28,9 238,3 209,4 149,5 69,8 51,3 22,4
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-7 187,0 30,6 239,2 208,6 149,5 69,7 52,2 21,6
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 305-УВ40БН 177,0 33,4 240,6 207,2 148,2 68,4 63,6 30,2
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 305-УВ36БН 183,0 33,3 240,6 207,3 147,8 68,9 57,6 24,3
4.1.36 6101 Московська-1 МОС ВТ 3-2 181,0 33,2 240,5 207,3 149,2 69,6 59,5 26,3
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 304-У 176,1 33,8 240,8 207,0 148,8 68,7 64,7 30,9
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 305-У 176,9 33,4 240,6 207,2 148,4 68,5 63,7 30,3
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 403-У 173,2 33,8 240,8 207,0 149,4 69,4 67,6 33,8
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 406 ВТ6 176,8 36,2 242,1 205,9 149,2 69,6 65,2 29,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС ВТ-2 172,7 35,9 241,9 206,0 149,7 69,1 69,2 33,4
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 302-У 171,9 35,2 241,5 206,4 149,6 69,1 69,7 34,5
4.1.36 6101 Московська-1 МОС ВТ-1 174,8 36,3 242,1 205,8 149,8 69,1 67,3 31,0
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-1-3 185,0 29,9 238,8 208,9 149,7 69,9 53,8 23,9
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 401-У 173,4 36,8 242,4 205,6 149,7 69,4 69,0 32,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС гр.учета У 178,3 37,4 242,7 205,3 150,0 69,4 64,4 27,0
4.1.36 6101 Московська-1 МОС УТ-8 180,3 37,2 242,6 205,4 149,5 69,1 62,3 25,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-2 184,7 34,1 241,0 206,9 149,8 69,6 56,3 22,2
4.1.36 6101 Московська-1 МОС УТ2 179,0 37,5 242,8 205,2 149,9 68,5 63,8 26,2
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-1-4 184,8 24,6 236,1 211,5 149,7 69,9 51,3 26,7
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 301-У 174,0 36,3 242,1 205,8 149,7 69,8 68,1 31,8
4.1.36 6101 Московська-1 МОС гр.учета 177,9 37,7 242,9 205,1 150,0 68,5 65,0 27,3
4.1.36 6101 Московська-1 МОС УТ6 176,6 36,3 242,1 205,8 149,7 68,6 65,6 29,2
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 101 178,4 37,7 242,8 205,2 150,0 68,5 64,4 26,7
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-1-1 185,0 32,8 240,3 207,5 149,8 69,8 55,3 22,5
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 211-У 182,3 30,1 238,9 208,8 149,4 69,7 56,6 26,6
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-1-2 185,1 31,1 239,5 208,3 149,8 69,8 54,4 23,3
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 202-У 182,3 36,3 242,1 205,8 149,8 69,6 59,8 23,5
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 201а-У 181,8 36,5 242,3 205,7 149,9 69,5 60,5 23,9
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 201-У 178,8 36,9 242,5 205,5 150,0 69,4 63,7 26,8
4.1.36 6101 Московська-1 Вузол 178,2 37,8 242,9 205,1 150,0 69,2 64,7 26,9
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 101-У 178,7 37,2 242,6 205,4 150,0 69,4 63,9 26,7
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 407/1-У 181,5 35,2 241,6 206,3 149,1 69,5 60,1 24,9
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 210-У 183,7 35,2 241,6 206,4 149,6 69,6 57,9 22,7
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 201а-У ВР 181,7 36,6 242,3 205,7 149,9 69,6 60,6 24,0
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-5 185,3 32,8 240,3 207,5 149,6 69,7 55,0 22,2
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-4 184,8 33,0 240,4 207,4 149,6 69,7 55,6 22,6
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 105-1 181,0 34,8 241,3 206,5 149,4 69,0 60,3 25,5
4.1.36 6101 Московська-1 МОС УТ5 177,9 36,9 242,5 205,5 149,8 68,6 64,6 27,7
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-3 184,5 33,8 240,8 207,0 149,7 69,6 56,3 22,5
4.1.36 6101 Московська-1 МОС ВТ-3 173,8 34,2 241,0 206,9 149,4 69,1 67,3 33,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 303-У 172,9 34,8 241,3 206,6 149,6 69,1 68,4 33,6
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 111 180,5 34,7 241,3 206,6 147,3 67,9 60,8 26,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 114 2 174,0 33,8 240,8 207,0 147,8 68,9 66,8 33,0
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 107 183,0 34,7 241,3 206,6 148,3 67,4 58,3 23,6
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 104-1А 177,0 36,0 242,0 206,0 149,6 68,6 65,0 29,0
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 105 178,4 35,4 241,6 206,3 149,6 68,4 63,2 27,8
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 104-1/3 174,0 34,9 241,4 206,5 149,3 69,7 67,4 32,5
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 106 183,2 34,8 241,3 206,6 148,8 67,3 58,1 23,4
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 116 169,8 33,1 240,5 207,4 147,9 67,9 70,7 37,6
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 113 177,3 34,5 241,2 206,7 148,3 68,0 63,9 29,4
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 114 1 174,6 34,0 241,0 206,9 148,0 68,8 66,4 32,3
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 2УТ-1 185,0 34,3 241,1 206,8 149,9 69,7 56,1 21,8
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 110 181,6 34,7 241,3 206,6 147,6 67,7 59,7 25,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 202-9 159,6 31,3 239,6 208,2 146,3 68,0 80,0 48,6
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 108 182,8 34,7 241,3 206,6 148,2 67,5 58,5 23,8
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 104-1/1 177,5 35,8 241,9 206,1 149,6 68,4 64,4 28,6
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 114 175,2 34,3 241,1 206,8 148,2 68,1 65,9 31,6
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 115 173,6 33,9 240,9 207,0 148,1 67,8 67,3 33,4
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 112 178,8 34,6 241,3 206,6 148,4 68,0 62,5 27,9
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 202-7 160,5 31,2 239,5 208,3 146,2 68,1 79,0 47,8
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 202-6 160,9 31,1 239,4 208,3 146,1 68,1 78,5 47,4
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 104-1/2 176,8 35,9 241,9 206,0 149,6 69,6 65,1 29,2
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 202-10/5-1 158,9 31,5 239,6 208,2 146,5 67,9 80,8 49,3
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 119 165,6 32,4 240,1 207,7 147,5 67,5 74,5 42,1
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 118 167,2 32,5 240,2 207,6 147,7 67,4 73,0 40,5
4.1.36 6101 Московська-1 Вузол 180,6 33,4 240,6 207,2 147,4 68,8 60,0 26,7
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 117 168,3 32,7 240,3 207,6 147,8 68,0 71,9 39,2
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 120 163,2 32,3 240,0 207,8 147,4 67,5 76,8 44,5
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 121 160,9 32,1 240,0 207,8 147,2 67,6 79,0 46,9
4.1.36 6101 Московська-1 МОС 304-УВ42БН 176,2 33,8 240,8 207,0 148,7 69,4 64,6 30,8

4.1.37 6102 Феофанія Збл 1-1 181,9 16,0 245,0 229,0 146,4 67,8 63,1 47,1
4.1.37 6102 Феофанія Збл 1-5 182,5 15,7 244,9 229,2 145,3 67,5 62,4 46,7
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 213 183,0 16,4 245,2 228,8 148,4 69,1 62,2 45,8
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 221 186,4 9,7 241,8 232,0 146,9 68,0 55,4 45,7
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 219 187,1 11,1 242,5 231,4 147,4 67,8 55,4 44,2
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 116 185,0 42,8 258,9 216,1 149,5 69,3 73,9 31,1
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 206 186,0 40,9 257,9 217,0 149,9 68,0 71,9 31,0
4.1.37 6102 Феофанія Збл 1-2 181,7 16,1 245,0 229,0 146,8 67,6 63,4 47,3
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4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 1-3 нов 182,7 16,1 245,1 229,0 147,0 67,4 62,4 46,3
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 212 183,0 17,4 245,7 228,3 148,5 68,3 62,7 45,3
4.1.37 6102 Феофанія Збл 1-3 182,7 16,1 245,1 229,0 147,0 67,4 62,4 46,3
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 208-а 183,9 17,9 246,0 228,1 148,7 68,0 62,1 44,2
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 105 184,0 40,7 257,8 217,1 148,8 69,4 73,8 33,1
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 112 184,0 41,7 258,3 216,6 148,7 69,1 74,3 32,6
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 103 185,0 43,0 259,0 216,0 149,9 69,2 74,0 31,0
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 102 184,8 44,2 259,6 215,4 150,0 68,5 74,8 30,5
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО гр.учета1 185,0 44,6 259,8 215,2 150,0 68,5 74,8 30,2
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО Феофания-1 185,0 44,8 259,9 215,1 150,0 68,5 74,9 30,1
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО гр.учета2 185,0 44,5 259,7 215,2 150,0 68,5 74,7 30,2
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 202-а 185,0 42,9 258,9 216,0 149,5 69,2 73,9 31,0
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 117 184,9 42,2 258,5 216,4 149,4 69,7 73,6 31,4
4.1.37 6102 Феофанія Фе2 204/4 208/ 186,8 31,6 253,1 221,5 149,5 67,7 66,3 34,7
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 208 185,0 37,4 256,1 218,7 149,7 67,7 71,1 33,7
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 205 185,0 43,0 259,0 216,0 149,9 68,1 74,0 31,0
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 208/1 185,9 36,0 255,3 219,3 149,7 67,7 69,5 33,5
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 203 185,0 43,0 259,0 216,0 149,7 69,1 74,0 31,0
4.1.37 6102 Феофанія Збл 1-4 182,4 15,8 244,9 229,1 146,4 67,6 62,5 46,7
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 208-а-1(3) 183,0 17,1 245,6 228,5 148,6 68,1 62,5 45,4
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 221 Заб128 186,5 8,5 241,2 232,6 146,3 68,2 54,6 46,1
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 212/2Заб13 183,7 17,4 245,7 228,4 117,8 54,4 62,0 44,6
4.1.37 6102 Феофанія Збл З144 турБН 182,0 16,0 245,0 229,0 146,2 67,8 63,0 47,0
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 216 186,2 12,5 243,2 230,7 148,0 68,2 57,1 44,5
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 218 185,0 11,3 242,6 231,3 147,9 68,3 57,6 46,3
4.1.37 6102 Феофанія ФЕО 212/2 183,6 17,4 245,7 228,3 119,0 53,9 62,1 44,7

4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 105 97,7 32,8 178,9 146,1 149,9 69,2 81,2 48,4
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 201 97,0 31,1 178,0 146,9 149,7 69,4 81,0 49,9
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 202 97,0 29,8 177,3 147,5 149,7 69,4 80,3 50,5
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 102 97,0 34,6 179,8 145,2 150,0 69,0 82,8 48,2
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 401 97,0 34,0 179,5 145,5 149,1 67,9 82,5 48,5
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 103 97,0 34,0 179,5 145,5 149,9 69,0 82,5 48,5
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 101/4-1 97,0 31,9 178,4 146,5 147,5 67,6 81,4 49,5
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 301 97,0 34,0 179,5 145,5 149,7 68,0 82,5 48,5
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 104 97,4 33,7 179,3 145,6 149,9 69,2 82,0 48,3
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 305 97,0 33,3 179,1 145,8 148,1 68,4 82,1 48,8
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 101/1 95,0 34,0 179,5 145,5 149,5 68,3 84,5 50,5
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 103-1 97,0 32,9 178,9 146,0 147,8 68,2 81,9 49,0
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 101/3 96,1 33,2 179,1 145,8 149,0 68,5 83,0 49,7
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 101/2 96,1 33,4 179,2 145,8 149,1 68,5 83,1 49,7
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 302 97,0 33,8 179,4 145,6 149,4 67,8 82,4 48,6
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 303 97,0 33,7 179,3 145,7 148,9 68,0 82,3 48,7
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 304 97,5 33,5 179,2 145,7 148,6 68,1 81,7 48,2
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 306 97,0 33,2 179,1 145,9 146,9 67,1 82,1 48,9
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 101/4 96,0 31,9 178,4 146,5 148,4 68,5 82,4 50,5
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 107 98,0 28,7 176,7 148,1 149,0 68,9 78,7 50,1
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 106 98,0 28,9 176,8 148,0 149,2 68,7 78,8 50,0
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 Вузол 96,8 30,3 177,6 147,3 148,6 69,3 80,7 50,4
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 108 97,9 28,4 176,6 148,2 149,0 68,7 78,7 50,3
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 204 97,1 27,4 176,1 148,7 149,5 69,5 79,0 51,6
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 56/66 АБ 97,0 31,7 178,3 146,6 147,1 67,9 81,3 49,6
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 203 97,0 27,9 176,3 148,4 149,5 69,5 79,3 51,4
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 307 96,3 33,1 179,0 145,9 145,6 67,6 82,7 49,6
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 205 97,1 27,4 176,1 148,7 149,2 68,7 79,0 51,6
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 206 97,5 27,4 176,1 148,7 148,8 68,7 78,6 51,2
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 208 98,0 27,1 175,9 148,8 148,2 68,4 77,9 50,8
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 101 97,0 34,8 179,9 145,1 150,0 68,8 82,9 48,1
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 101/6 97,0 31,6 178,3 146,6 146,3 67,5 81,2 49,6
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 110 97,5 27,4 176,1 148,7 148,7 68,9 78,6 51,1
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 109 97,8 27,8 176,3 148,5 148,8 68,8 78,5 50,7
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК НКорч 94а 98,0 26,1 175,4 149,3 148,4 69,2 77,4 51,3
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК БН НПир 19 98,0 27,3 176,0 148,7 148,5 68,8 78,0 50,7
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК БННКорч 92 98,0 29,8 177,3 147,5 149,6 69,1 79,3 49,5
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК БН НКор 68 97,1 32,8 178,9 146,1 148,8 69,2 81,8 49,0
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК НПирог 27 96,8 32,9 178,9 146,0 147,9 69,0 82,1 49,3
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК БН НПир 25 97,0 34,0 179,5 145,5 149,8 68,0 82,5 48,5
4.1.38 6201 Набережно-Корч 84 НК 56/66 3 96,8 31,8 178,4 146,5 145,6 66,6 81,6 49,8

4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 209 102,8 33,5 167,2 133,7 149,8 69,1 64,4 31,0
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 212 102,3 32,2 166,5 134,4 149,1 68,5 64,2 32,0
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 101 103,0 34,9 168,0 133,0 149,7 68,4 65,0 30,0
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 206 102,2 34,5 167,7 133,3 142,7 65,6 65,5 31,1
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 205 103,2 34,5 167,7 133,3 148,0 64,6 64,5 30,1
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 211 102,5 32,3 166,6 134,3 149,5 69,3 64,2 31,8
4.1.39 6202 Конча-Заспа Вузол 103,0 34,9 168,0 133,0 149,1 67,0 65,0 30,0
4.1.39 6202 Конча-Заспа Вузол 102,0 34,9 168,0 133,0 147,5 67,0 66,0 31,1
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 210 102,6 32,7 166,8 134,1 149,6 69,2 64,2 31,5
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ БН Мати 3 103,3 34,8 167,9 133,1 146,1 67,6 64,6 29,8
4.1.39 6202 Конча-Заспа Вузол 103,0 29,8 165,3 135,5 149,9 69,9 62,3 32,5
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 201 103,0 34,8 167,9 133,1 150,0 69,2 64,9 30,1
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 204 103,2 34,5 167,7 133,3 149,2 68,3 64,5 30,0
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 202 103,0 34,5 167,8 133,2 149,9 69,4 64,8 30,2
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 203 103,1 34,5 167,7 133,2 149,5 68,0 64,6 30,1
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ т.1 103,0 34,1 167,5 133,5 149,5 69,4 64,5 30,5
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 204-1 103,7 34,5 167,7 133,3 147,0 65,3 64,0 29,6
4.1.39 6202 Конча-Заспа Вузол 102,9 35,0 168,0 133,0 150,0 69,0 65,1 30,1
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ #2 102,9 34,2 167,6 133,4 149,9 69,0 64,7 30,5
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 207 102,0 34,9 168,0 133,0 147,2 67,5 66,0 31,1
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ #1 102,6 32,5 166,7 134,2 149,1 69,1 64,1 31,6
4.1.39 6202 Конча-Заспа КЗ 102 100,0 34,9 168,0 133,0 146,6 67,4 68,0 33,0

4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 1 167,0 24,5 221,7 197,3 95,0 68,9 54,7 30,3
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 2 167,0 23,7 221,3 197,7 94,9 68,8 54,3 30,7
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 2/1 167,0 23,5 221,3 197,7 94,9 68,6 54,3 30,7
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 Наук 72 158,0 11,9 215,4 203,5 94,0 69,0 57,3 45,5
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 Наук 74 155,3 11,2 215,1 203,8 93,6 69,0 59,8 48,5
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 3 оп1 160,4 21,1 220,0 198,9 94,6 68,9 59,6 38,5
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 2/1 по 166,7 23,3 221,2 197,8 94,9 68,6 54,5 31,2
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4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 3 160,5 21,1 220,0 198,9 94,6 68,8 59,5 38,4
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 4 161,9 20,5 219,7 199,2 94,5 68,8 57,8 37,3
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 3 1 163,0 20,7 219,8 199,1 94,5 68,8 56,8 36,1
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 3 оп2 163,0 20,6 219,8 199,2 94,5 68,8 56,8 36,2
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 5 158,1 14,0 216,5 202,4 94,2 68,7 58,4 44,4
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 5/1 154,5 13,7 216,3 202,6 93,7 68,9 61,9 48,1
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 БН КК 167,0 25,0 222,0 197,0 95,0 69,0 55,0 30,0
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 5/2 153,6 13,5 216,2 202,7 93,6 68,9 62,6 49,0
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 6 158,0 11,7 215,3 203,6 93,9 68,8 57,3 45,6
4.1.41 6205 Науки 64 Нк6 9 151,3 13,1 216,0 202,9 93,2 68,6 64,7 51,6

4.1.42 6206 Китаївська 22 Кт3 тк3 108,0 26,5 178,2 151,7 94,6 69,5 70,2 43,7
4.1.42 6206 Китаївська 22 Кт3 тк1 125,0 29,1 179,6 150,4 95,0 69,0 54,6 25,4
4.1.42 6206 Китаївська 22 Кт3 4 106,8 25,0 177,5 152,5 94,4 69,5 70,7 45,7
4.1.42 6206 Китаївська 22 Кт3 тк2 109,0 27,1 178,5 151,4 94,7 68,9 69,5 42,4
4.1.42 6206 Китаївська 22 Кт3 1/1 125,0 28,7 179,3 150,6 94,7 69,6 54,3 25,6
4.1.42 6206 Китаївська 22 Кт3 тк1-2 107,2 26,8 178,4 151,6 93,7 68,5 71,2 44,4
4.1.42 6206 Китаївська 22 Кт3 БН Науки 88 107,8 26,9 178,4 151,5 94,6 69,5 70,7 43,8
4.1.42 6206 Китаївська 22 Кт3 Китаївська,22 125,0 28,9 179,4 150,5 94,9 69,6 54,4 25,5
4.1.42 6206 Китаївська 22 ЧП2 ВТ4 105,0 23,8 164,4 140,6 94,8 69,4 59,4 35,6
4.1.42 6206 Китаївська 22 ЧП2 ВТ1 105,6 24,2 164,6 140,4 95,0 69,5 59,0 34,8
4.1.42 6206 Китаївська 22 ЧП2 ВТ7 103,0 24,3 164,7 140,3 94,9 69,9 61,7 37,3
4.1.42 6206 Китаївська 22 ЧП2 ВТ2 105,7 23,7 164,3 140,7 94,9 69,6 58,6 35,0
4.1.42 6206 Китаївська 22 ЧП2 Крзнам 44а 102,7 23,7 164,3 140,7 94,8 69,4 61,6 38,0
4.1.42 6206 Китаївська 22 ЧП2 БН КК 105,9 24,6 164,8 140,2 95,0 69,7 58,9 34,3
4.1.44 6208 Китаївська 11 Кт1 1 120,6 24,4 177,7 153,3 94,9 69,8 57,1 32,7
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 1-2 146,7 23,7 166,8 143,2 59,0 41,7 20,2 -3,5
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 4-6 125,4 22,8 166,4 143,6 86,3 62,9 41,0 18,2
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 4-3 125,5 22,2 166,1 143,9 93,4 68,5 40,6 18,4
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 1 127,7 23,9 167,0 143,0 94,9 63,4 39,2 15,3
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 4-2 125,2 22,4 166,2 143,8 93,6 68,4 40,9 18,6
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 1-1 144,0 23,7 166,9 143,1 61,4 40,7 22,9 -0,9
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 3 126,2 23,4 166,7 143,3 94,4 65,2 40,5 17,1
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 2-1 127,6 23,4 166,7 143,3 92,4 65,4 39,2 15,7
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 2 126,0 23,5 166,8 143,2 94,6 65,0 40,7 17,2
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 8 119,5 22,2 166,1 143,9 88,4 64,5 46,5 24,4
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 4-4 122,7 22,7 166,3 143,7 91,9 66,0 43,6 20,9
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 4-1 124,7 22,7 166,3 143,6 93,9 67,6 41,7 19,0
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 5 121,6 23,0 166,5 143,5 90,8 63,1 44,9 21,9
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 4 125,0 23,1 166,5 143,5 94,0 65,3 41,5 18,5
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 4-5 125,1 23,0 166,5 143,5 89,4 61,6 41,4 18,4
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 6 122,0 23,0 166,5 143,5 90,2 63,4 44,5 21,5
4.1.45 6212 Китаївська 32 Кт4 7 121,8 23,0 166,5 143,5 89,2 64,1 44,6 21,7

4.1.46 6214 Науки 90 ТК2 105,0 19,8 162,4 142,6 94,9 69,8 57,4 37,6
4.1.46 6214 Науки 90 Вузол 104,9 23,7 164,4 140,6 95,0 69,8 59,5 35,7
4.1.46 6214 Науки 90 ТК 3 104,8 22,7 163,8 141,2 94,9 69,8 59,0 36,4

4.1.47 6302 Стратегічне ш 37 СШ1 3 144,7 7,9 184,9 177,0 94,8 69,4 40,2 32,3
4.1.47 6302 Стратегічне ш 37 СШ1 5 141,0 3,0 182,4 179,4 94,4 69,3 41,4 38,4
4.1.47 6302 Стратегічне ш 37 СШ1 БН ВК 146,3 18,6 190,3 171,7 95,0 69,3 44,0 25,4
4.1.47 6302 Стратегічне ш 37 СШ1 2 147,0 13,9 187,9 174,0 94,5 69,0 40,9 27,0
4.1.47 6302 Стратегічне ш 37 СШ1 1 145,8 18,2 190,1 171,9 94,9 69,1 44,3 26,1
4.1.47 6302 Стратегічне ш 37 СШ1 4 142,1 3,4 182,6 179,2 94,6 69,4 40,6 37,2

4.1.49 6403 Столичне шосе 58б СТШ 4 96,0 14,7 130,9 116,1 92,5 67,8 34,9 20,1
4.1.49 6403 Столичне шосе 58б СТШ 3 96,0 14,7 130,9 116,1 93,8 66,2 34,9 20,1
4.1.49 6403 Столичне шосе 58б СТШ 2 96,0 14,9 131,0 116,0 94,6 65,9 35,0 20,0
4.1.49 6403 Столичне шосе 58б СТШ 5 96,0 14,7 130,8 116,2 92,1 66,0 34,8 20,2
4.1.49 6403 Столичне шосе 58б СТШ 1 96,0 14,9 131,0 116,0 94,7 65,8 35,0 20,0

4.1.50 6501 Китаївська 14/16 БН 112,6 7,9 137,4 129,5 95,0 69,9 24,9 17,0
4.1.52 6503 Онуфрія Трутенко9а В1 184,0 11,7 243,8 232,2 95,0 70,0 59,8 48,2

4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр 204/1 140,5 19,3 207,1 187,8 94,6 69,4 66,7 47,4
4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр Соловцов 6 136,5 10,0 202,5 192,4 94,6 69,7 66,0 55,9
4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр 202 139,1 20,6 207,8 187,2 95,0 69,5 68,7 48,0
4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр Правобер 6 137,6 19,1 207,1 187,9 94,0 69,2 69,5 50,3
4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр 101 138,4 20,2 207,6 187,4 95,0 69,6 69,2 49,1
4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр 203 139,7 20,2 207,6 187,4 94,9 69,6 67,9 47,7
4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр 201 138,9 20,8 207,9 187,1 95,0 69,7 68,9 48,2
4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр 104 138,0 19,9 207,5 187,5 94,8 69,6 69,5 49,6
4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр 102 138,0 20,0 207,5 187,5 94,9 69,6 69,5 49,5
4.1.54 6203 Звіринецька 63 Звр 103 137,7 19,8 207,4 187,6 94,9 69,6 69,7 50,0

4.1.55 6213 Деревообробна 3 Дрв 2 97,0 19,3 136,6 117,4 93,7 68,6 39,6 20,4
4.1.55 6213 Деревообробна 3 Дрв Учебный 96,6 18,5 136,2 117,8 94,9 69,7 39,6 21,1
4.1.55 6213 Деревообробна 3 Дрв 1 96,8 19,3 136,6 117,4 94,9 69,5 39,8 20,6
4.1.55 6213 Деревообробна 3 Вузол 97,0 19,4 136,7 117,3 95,0 69,6 39,7 20,3
4.1.56 6216 Підвисоцького 4б Вузол 151,3 37,0 204,0 167,0 115,0 70,0 52,6 15,7

5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 406 184,4 34,1 258,5 224,4 149,8 69,3 74,1 40,0
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 404 184,0 34,8 258,8 224,0 149,8 69,3 74,8 40,0
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 407 184,5 34,0 258,4 224,4 149,8 69,4 73,9 39,9
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 410 184,9 33,5 258,2 224,7 149,1 69,5 73,3 39,8
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 401 180,6 38,9 261,0 222,0 150,0 69,2 80,4 41,5
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 406/1 187,0 33,8 258,3 224,5 149,0 69,2 71,3 37,5
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 411 185,1 33,0 257,9 224,9 149,0 69,5 72,8 39,8
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб Потье 9 185,6 33,2 258,0 224,8 149,6 69,6 72,4 39,2
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб Желяб 10 186,9 4,8 243,4 238,5 149,4 69,7 56,5 51,7
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб Пот 11 БН 187,5 28,3 255,5 227,2 149,0 69,5 68,0 39,7
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 403 183,1 35,9 259,4 223,5 149,9 69,2 76,3 40,4
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 412 180,0 38,9 260,9 222,1 149,9 69,6 80,9 42,1
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 413 180,8 38,8 260,9 222,1 149,7 69,7 80,1 41,3
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 414 181,0 38,7 260,9 222,1 149,6 69,7 79,8 41,1
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 415 181,0 38,7 260,9 222,1 149,5 69,7 79,8 41,1
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 416 181,0 38,7 260,8 222,1 149,5 69,7 79,8 41,1
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 407/2 186,8 33,8 258,3 224,5 149,4 69,2 71,6 37,7
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 406/2 187,0 33,7 258,3 224,5 148,6 69,3 71,3 37,5
5.1.1 302 Желябова 2а Жлб 407/1 186,1 32,9 257,9 224,9 149,5 69,6 71,8 38,9

5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 113-2 175,3 37,8 253,3 215,6 149,0 69,2 78,1 40,3
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 113-4 175,3 35,3 252,0 216,8 148,6 69,3 76,8 41,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 113-3 175,3 37,2 253,0 215,8 148,8 69,3 77,7 40,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 105-4/2 176,8 37,7 253,3 215,6 148,3 68,9 76,5 38,8
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5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 105-4/3 176,0 36,9 252,9 216,0 148,0 69,0 76,9 40,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/2-2 184,7 28,5 248,5 220,0 149,6 68,9 63,8 35,3
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти Вузол 180,9 40,9 254,9 214,1 150,0 68,8 74,0 33,1
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 113-1 175,9 38,1 253,5 215,4 149,2 69,1 77,6 39,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 105-3 178,4 39,3 254,1 214,8 149,2 68,5 75,7 36,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 105-1 179,3 39,4 254,2 214,8 149,6 69,1 74,9 35,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 109 178,5 39,0 254,0 215,0 149,6 68,6 75,5 36,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 113 175,9 38,1 253,5 215,4 149,4 68,5 77,6 39,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 105 179,7 39,5 254,2 214,7 149,8 68,7 74,5 35,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 120 177,2 37,2 253,0 215,9 148,1 67,4 75,8 38,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 116 177,0 37,6 253,2 215,6 148,8 68,2 76,2 38,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 114 176,6 38,0 253,4 215,5 149,3 68,3 76,8 38,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 115 177,0 37,6 253,3 215,6 148,9 68,2 76,3 38,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 104 180,0 39,6 254,3 214,7 149,8 68,6 74,3 34,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 116-1 177,2 37,5 253,2 215,7 148,7 69,4 76,0 38,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 105-2 178,8 39,3 254,1 214,8 149,5 69,2 75,3 36,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 110 177,3 38,8 253,8 215,1 149,5 68,4 76,6 37,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 117 177,5 37,4 253,1 215,7 148,6 67,6 75,7 38,3
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 т.1 177,0 37,4 253,1 215,7 148,5 67,6 76,1 38,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 205-5 177,4 33,8 251,3 217,5 148,1 69,1 73,9 40,1
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 118 176,9 37,2 253,0 215,8 148,3 67,7 76,2 39,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 105-4 178,2 39,2 254,1 214,8 149,0 68,6 75,9 36,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 119 176,9 37,2 253,0 215,8 148,2 67,8 76,1 38,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 109-1 178,7 39,0 254,0 215,0 149,3 69,3 75,3 36,3
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 109-4 179,1 38,6 253,8 215,2 148,9 69,5 74,7 36,1
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 303-2 175,0 14,7 241,4 226,7 147,8 67,4 66,4 51,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 303-3 178,5 14,7 241,4 226,7 148,3 68,9 62,9 48,2
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 304 179,6 14,8 241,5 226,7 148,4 68,9 61,8 47,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 305 180,2 15,3 241,7 226,4 148,6 68,8 61,5 46,2
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 303-1 174,0 14,7 241,4 226,7 147,1 67,7 67,4 52,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 303 173,8 14,7 241,4 226,7 146,4 68,0 67,6 52,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 214 180,5 15,6 241,9 226,3 148,6 68,8 61,4 45,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти НУ 302 174,7 14,7 241,4 226,7 146,1 68,1 66,7 52,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 213 182,0 17,3 242,8 225,4 148,7 68,8 60,8 43,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 121 177,7 37,1 253,0 215,9 147,9 67,5 75,2 38,2
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 т.30 181,3 36,9 252,9 216,0 148,6 69,3 71,7 34,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 102-3 180,9 40,3 254,6 214,3 148,4 67,6 73,7 33,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 206 182,0 32,8 250,8 218,0 149,8 68,9 68,8 36,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 181,0 40,2 254,6 214,4 150,0 68,8 73,6 33,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207-4 183,5 28,3 248,4 220,1 149,3 69,7 65,0 36,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 103-1 180,7 40,0 254,5 214,5 149,7 69,8 73,8 33,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 201-1/1 181,1 37,6 253,3 215,6 148,9 69,2 72,2 34,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 102 181,0 40,3 254,6 214,3 150,0 68,8 73,6 33,3
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 102-4 180,4 40,2 254,6 214,4 147,4 68,1 74,2 34,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207-1 181,0 29,5 249,0 219,6 149,7 68,7 68,1 38,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 201/1 180,5 40,0 254,5 214,5 149,6 69,0 74,0 34,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 т.10(207) 184,3 28,6 248,6 220,0 149,6 69,1 64,2 35,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 210 183,3 22,0 245,2 223,2 149,0 68,7 61,9 40,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 212 182,7 21,2 244,8 223,6 148,9 68,7 62,1 40,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/1б 184,6 28,5 248,5 220,0 148,8 69,4 63,9 35,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/10 181,2 29,4 249,0 219,6 149,7 68,9 67,8 38,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 103 180,7 40,2 254,6 214,4 149,9 68,7 73,9 33,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/11 184,2 28,6 248,6 220,0 149,6 68,9 64,4 35,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 201 180,9 40,1 254,5 214,5 150,0 68,8 73,6 33,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 205 183,0 36,7 252,8 216,1 149,9 68,8 69,8 33,1
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 101 181,0 40,7 254,9 214,1 150,0 68,8 73,9 33,1
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207-1/1 184,7 28,5 248,6 220,0 149,4 69,1 63,8 35,3
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 203 182,5 37,6 253,2 215,6 149,9 68,8 70,7 33,1
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 208 183,2 29,1 248,8 219,8 149,4 68,6 65,6 36,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/6 180,2 30,6 249,6 219,0 149,5 69,8 69,4 38,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207 180,6 30,6 249,6 219,0 149,7 68,8 69,0 38,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207а 181,0 31,5 250,1 218,6 149,8 68,9 69,1 37,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 205-2 183,6 36,5 252,7 216,2 149,3 68,6 69,1 32,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 201/3 179,6 39,8 254,4 214,6 148,7 69,4 74,8 34,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/1а 184,8 28,5 248,6 220,0 149,2 69,2 63,8 35,3
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 102 Т1аБН 179,9 39,6 254,3 214,7 146,6 68,4 74,3 34,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207 Ш4вБН 181,0 31,4 250,0 218,6 149,7 69,9 69,0 37,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 201 Г9БН 180,5 39,2 254,1 214,9 149,5 69,2 73,5 34,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207 Си6БН 183,3 25,9 247,2 221,3 147,8 67,6 64,0 38,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207 Си6 183,0 25,7 247,1 221,4 147,6 68,8 64,1 38,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207 Си6аБН 180,0 25,9 247,2 221,3 129,7 60,2 67,2 41,3
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207 Ш12гБН 189,0 27,5 248,0 220,5 148,0 69,1 59,0 31,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 ВВ Б 189,5 27,7 248,1 220,4 149,3 68,5 58,6 30,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 304 Ру2БН 181,1 14,8 241,5 226,7 148,2 69,1 60,4 45,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 •15а(Щ) 179,2 37,0 252,9 215,9 146,7 64,9 73,8 36,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 122-1 179,0 37,0 252,9 215,9 147,4 66,9 73,9 36,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 122 179,3 37,0 252,9 215,9 147,3 67,2 73,6 36,6
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 417 180,2 37,0 252,9 215,9 146,5 67,6 72,7 35,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 123 179,2 37,0 252,9 215,9 147,2 67,3 73,7 36,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 416 178,8 36,9 252,9 216,0 145,4 67,7 74,1 37,2
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 124 180,5 37,0 252,9 215,9 146,7 67,5 72,5 35,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 416-2 180,0 36,9 252,9 216,0 146,0 67,4 72,9 36,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 122-2 179,0 37,0 252,9 215,9 145,7 65,3 73,9 36,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 122-3 179,5 36,9 252,9 216,0 142,8 66,6 73,4 36,4
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 416-1 179,3 36,9 252,9 216,0 145,6 67,6 73,6 36,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ1 422-6 178,5 36,9 252,9 216,0 143,6 65,2 74,4 37,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/5 189,0 27,6 248,1 220,5 148,3 68,9 59,1 31,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/4 189,4 27,7 248,1 220,4 148,8 68,7 58,7 31,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/16 ВТ7 180,8 25,9 247,2 221,3 131,8 59,3 66,5 40,5
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 ВВ А 189,1 28,0 248,3 220,3 149,4 68,8 59,2 31,2
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/12 ВТ3 189,3 27,8 248,2 220,4 149,3 68,9 58,9 31,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 т.24 189,7 27,7 248,1 220,4 148,5 68,1 58,5 30,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/13 ВТ4 189,6 27,7 248,1 220,4 149,2 68,6 58,5 30,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/3а 189,5 27,7 248,1 220,4 149,1 68,6 58,6 30,9
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 т.25 189,7 27,7 248,1 220,5 148,0 68,3 58,4 30,8
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 209 183,8 28,2 248,4 220,2 149,3 68,7 64,5 36,4

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1731



5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/14 ВТ5 184,1 26,0 247,3 221,2 148,6 68,9 63,2 37,1
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 207/14-1 183,5 25,6 247,0 221,5 148,3 69,2 63,5 38,0
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 т.16 183,5 28,1 248,3 220,2 149,1 69,5 64,8 36,7
5.1.2 2101 Лагерна-Гонти ЛГ2 211 183,3 21,9 245,1 223,2 148,7 69,4 61,8 39,9

5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 401-2 152,3 44,7 245,8 201,2 149,4 69,7 93,5 48,9
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 413 175,6 41,0 243,9 202,9 148,4 68,9 68,4 27,4
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК ОРЛ 15 вр 175,6 40,7 243,8 203,1 148,2 69,0 68,2 27,5
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 410 166,8 42,2 244,5 202,4 149,2 68,6 77,8 35,6
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406 168,0 42,5 244,7 202,2 149,8 68,9 76,7 34,2
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК БН РИ 16 176,9 40,3 243,6 203,3 148,0 69,1 66,6 26,4
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК ТВР МАГ 146,5 44,9 245,9 201,1 150,0 68,9 99,4 54,6
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК •28(Щ) 178,3 39,6 243,2 203,6 147,5 68,8 65,0 25,3
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419-2 175,7 40,8 243,8 203,1 149,0 68,7 68,2 27,4
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК •5(Ж) 172,3 42,4 244,6 202,3 148,6 69,3 72,4 30,0
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-6/4 182,0 38,0 242,4 204,4 147,7 68,9 60,4 22,4
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-7 178,0 39,7 243,2 203,6 149,2 69,3 65,2 25,6
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-2/2 173,1 41,6 244,2 202,7 149,5 68,8 71,1 29,5
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 404-4 173,7 42,6 244,8 202,2 147,7 68,9 71,0 28,4
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419а 175,5 40,9 243,9 203,0 149,3 68,9 68,4 27,5
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-9 180,2 39,4 243,1 203,7 149,1 69,4 62,9 23,5
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 420 176,3 40,9 243,9 203,0 149,1 69,6 67,6 26,7
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-12 181,5 38,7 242,8 204,0 148,9 69,5 61,3 22,5
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-4 173,5 41,1 244,0 202,9 149,5 69,1 70,5 29,4
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419-7 179,8 39,5 243,2 203,7 147,9 68,6 63,3 23,8
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419 174,3 41,2 244,0 202,9 149,4 68,9 69,8 28,6
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-4а 173,6 40,9 243,9 203,0 149,5 69,1 70,3 29,4
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-4б 177,0 40,3 243,6 203,3 149,4 69,1 66,6 26,3
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-6/1 177,9 39,6 243,2 203,6 149,1 68,3 65,3 25,7
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-6/2 178,5 39,3 243,1 203,8 148,8 68,4 64,5 25,2
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-2 173,2 41,7 244,3 202,6 149,6 69,0 71,2 29,4
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-6/3 179,9 38,8 242,8 204,0 148,4 68,6 62,9 24,1
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-6 177,8 39,9 243,3 203,5 149,3 69,1 65,6 25,7
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419-1 175,2 41,0 243,9 202,9 149,3 68,9 68,7 27,7
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419-3 175,7 40,5 243,7 203,2 148,7 68,2 68,0 27,5
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419-5 175,8 40,3 243,6 203,3 148,6 68,3 67,8 27,5
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419-6 178,2 39,7 243,2 203,6 148,1 68,5 65,1 25,4
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419-9 180,0 39,5 243,1 203,7 147,8 68,6 63,1 23,7
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 404-1 153,6 43,5 245,2 201,7 149,8 69,1 91,6 48,1
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК т.3 138,5 44,6 245,8 201,2 149,0 69,5 107,3 62,6
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 404 153,7 43,7 245,3 201,7 149,9 68,9 91,6 48,0
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 404-2 164,9 42,7 244,8 202,1 149,5 69,3 79,9 37,2
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 401-1 150,3 44,8 245,9 201,1 149,6 69,6 95,6 50,8
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК т.1 172,7 41,2 244,0 202,8 148,5 69,3 71,3 30,1
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 401 145,3 44,9 245,9 201,1 149,9 69,4 100,6 55,7
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 412 172,7 41,9 244,4 202,5 148,8 68,8 71,7 29,8
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 409 164,2 42,3 244,6 202,3 149,4 68,9 80,4 38,1
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 408 169,2 42,4 244,6 202,3 149,6 68,9 75,5 33,1
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 407-1 169,5 42,4 244,7 202,2 149,4 68,9 75,2 32,8
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 407 169,0 42,4 244,7 202,2 149,6 68,8 75,7 33,2
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-8 179,5 39,5 243,2 203,7 149,2 69,3 63,7 24,2
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 419-9а 181,3 38,2 242,5 204,3 147,4 68,8 61,2 23,0
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 406-10 180,9 39,1 243,0 203,8 149,0 69,4 62,1 23,0
5.1.3 2102 Щусєва-Котовського НЩК 405 166,8 42,9 244,9 202,0 149,8 68,9 78,2 35,3

5.1.4 2103 Сирець СР1 501 178,7 39,7 248,8 209,2 150,0 69,2 70,1 30,4
5.1.4 2103 Сирець СР1 502 178,8 38,0 247,9 210,0 150,0 69,2 69,2 31,2
5.1.4 2103 Сирець СР1 501-2 178,8 39,7 248,8 209,2 149,7 69,5 70,1 30,4
5.1.4 2103 Сирець СР1 501-3 178,1 39,6 248,8 209,2 149,3 69,7 70,7 31,1
5.1.4 2103 Сирець СР1 502-1 178,5 37,7 247,8 210,1 149,9 69,1 69,3 31,6
5.1.4 2103 Сирець СР1 521-2 172,6 31,1 244,4 213,3 149,1 69,6 71,8 40,7
5.1.4 2103 Сирець СР1 521-1/1 171,8 31,3 244,5 213,2 148,6 69,3 72,7 41,5
5.1.4 2103 Сирець СР1 521-2/1 173,8 31,4 244,6 213,2 149,2 69,6 70,8 39,4
5.1.4 2103 Сирець СР1 505 179,8 35,8 246,9 211,0 149,9 69,3 67,0 31,2
5.1.4 2103 Сирець СР1 520 174,6 32,0 244,9 212,9 149,4 69,1 70,3 38,3
5.1.4 2103 Сирець СР1 406-13а 180,8 35,7 246,8 211,1 148,6 68,7 66,0 30,3
5.1.4 2103 Сирець СР1 502-4/1 173,0 36,2 247,0 210,8 149,5 68,4 74,1 37,8
5.1.4 2103 Сирець СР1 506 180,2 35,0 246,4 211,4 149,9 69,3 66,2 31,2
5.1.4 2103 Сирець СР1 502-2/1 177,7 36,7 247,3 210,6 149,8 69,1 69,6 32,9
5.1.4 2103 Сирець СР1 502-2 177,7 36,9 247,4 210,5 149,8 69,1 69,7 32,8
5.1.4 2103 Сирець СР1 502-4 173,0 36,3 247,1 210,8 149,6 68,8 74,1 37,8
5.1.4 2103 Сирець СР1 406-13в 180,7 35,5 246,7 211,2 148,1 68,0 66,0 30,5
5.1.4 2103 Сирець СР1 406-13г 179,5 35,4 246,6 211,2 147,6 68,2 67,1 31,7
5.1.4 2103 Сирець СР1 т.7 406 176,1 34,6 246,2 211,6 146,9 68,5 70,2 35,6
5.1.4 2103 Сирець СР1 522 177,8 33,0 245,4 212,4 149,7 69,1 67,6 34,5
5.1.4 2103 Сирець СР1 523 180,0 33,6 245,7 212,1 149,8 69,3 65,7 32,1
5.1.4 2103 Сирець СР1 521 173,8 32,1 244,9 212,8 149,5 69,2 71,1 39,0
5.1.4 2103 Сирець СР1 521-1 172,5 31,5 244,6 213,1 149,3 69,4 72,2 40,6
5.1.4 2103 Сирець СР1 515 177,3 31,5 244,6 213,1 148,3 69,2 67,3 35,9
5.1.4 2103 Сирець СР1 513-1/1 179,1 29,0 243,3 214,3 149,0 69,5 64,3 35,2
5.1.4 2103 Сирець СР1 516 176,0 31,5 244,6 213,1 148,5 69,1 68,6 37,1
5.1.4 2103 Сирець СР1 518 174,9 31,8 244,7 213,0 149,1 69,1 69,8 38,1
5.1.4 2103 Сирець СР1 517 175,0 31,5 244,6 213,1 148,8 69,2 69,6 38,1
5.1.4 2103 Сирець СР1 406-13 181,0 35,7 246,8 211,1 148,5 68,8 65,8 30,1
5.1.4 2103 Сирець СР1 512 181,2 32,2 245,0 212,8 149,4 69,4 63,8 31,6
5.1.4 2103 Сирець СР1 512-1 182,2 32,1 244,9 212,8 149,1 69,6 62,7 30,6
5.1.4 2103 Сирець СР1 507 181,0 34,4 246,1 211,7 149,8 69,3 65,1 30,7
5.1.4 2103 Сирець СР1 509 181,3 33,3 245,6 212,2 149,7 69,3 64,3 31,0
5.1.4 2103 Сирець СР1 511 180,3 32,6 245,2 212,6 149,5 69,3 64,9 32,3
5.1.4 2103 Сирець СР1 508 181,5 33,8 245,8 212,0 149,8 69,3 64,3 30,5
5.1.4 2103 Сирець СР1 т.1 182,4 33,8 245,8 212,0 149,0 69,5 63,4 29,6
5.1.4 2103 Сирець СР1 513 180,4 29,8 243,8 213,9 149,3 69,4 63,3 33,5
5.1.4 2103 Сирець СР1 514 179,8 29,8 243,7 213,9 149,0 69,5 64,0 34,2
5.1.4 2103 Сирець СР1 т.4 180,8 29,6 243,7 214,0 149,1 69,6 62,8 33,2
5.1.4 2103 Сирець СР1 519 174,8 31,9 244,8 212,9 149,3 69,0 70,0 38,1

5.1.6 2208 Шамрила 4 Шмр нннн 185,3 18,6 231,8 213,2 94,3 69,5 46,5 27,9
5.1.6 2208 Шамрила 4 Шмр ВОТЕ 187,8 20,9 232,9 212,1 95,0 69,6 45,1 24,2
5.1.6 2208 Шамрила 4 Шмр гараж 186,3 19,6 232,3 212,7 93,7 69,0 46,0 26,4
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5.1.6 2208 Шамрила 4 Шмр к-с 2 185,4 19,6 232,3 212,7 94,8 69,8 46,8 27,3
5.1.6 2208 Шамрила 4 Шмр 3 186,6 19,8 232,4 212,6 94,8 69,8 45,8 26,0
5.1.6 2208 Шамрила 4 Шмр 2 187,1 20,3 232,7 212,3 94,9 69,7 45,5 25,2
5.1.6 2208 Шамрила 4 Шмр 1 188,0 20,6 232,8 212,2 95,0 69,6 44,8 24,2
5.1.7 2209 Грекова 2 Грк 1 176,7 16,7 208,9 192,1 94,8 69,6 32,2 15,5
5.1.7 2209 Грекова 2 Вузол 177,0 19,0 210,0 191,0 95,0 69,6 33,0 14,0

5.1.8 2211 Берлінського 12 Брл Т.3 182,2 14,4 226,7 212,3 94,6 69,0 44,5 30,0
5.1.8 2211 Берлінського 12 Брл БЕРЛ12 182,2 14,4 226,7 212,3 94,0 68,5 44,5 30,1
5.1.8 2211 Берлінського 12 Вузол 182,0 14,9 227,0 212,0 95,0 69,1 45,0 30,0

5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 612тГ 122,8 6,0 196,4 190,5 149,6 69,7 73,6 67,7
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 612 129,4 9,6 198,3 188,7 149,6 69,7 68,9 59,4
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-5А 137,1 28,2 207,9 179,7 149,8 69,6 70,8 42,6
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 612-3 119,7 4,5 195,7 191,2 148,2 69,2 76,0 71,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 УТ-1(603) 143,0 33,0 210,4 177,4 149,9 69,5 67,3 34,4
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 612-УТ1НОВ 119,4 4,7 195,8 191,1 149,5 69,7 76,4 71,7
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 614 125,3 5,9 196,4 190,5 146,2 68,2 71,1 65,1
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 613 124,9 6,0 196,4 190,5 148,6 67,2 71,6 65,6
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 611-1 119,2 4,5 195,7 191,2 149,3 68,7 76,5 72,0
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 602-1/1А 147,8 36,4 212,1 175,8 148,3 69,2 64,4 28,0
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 602 149,7 36,4 212,1 175,8 149,5 68,6 62,5 26,1
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 ЧЕРВ1 139,5 23,9 205,7 181,8 149,2 69,6 66,2 42,3
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 602А 148,2 36,4 212,1 175,8 149,8 68,5 63,9 27,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606 139,5 29,2 208,4 179,2 149,5 68,9 68,9 39,7
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 610 139,6 14,3 200,7 186,4 149,7 69,6 61,2 46,9
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 УТ-2(605) 142,3 32,0 209,9 177,9 149,9 69,5 67,6 35,6
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-5 137,2 29,2 208,4 179,2 149,8 69,5 71,3 42,1
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-1 140,4 29,1 208,4 179,3 149,3 69,0 67,9 38,9
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 ВТ-1 149,2 39,7 213,9 174,1 150,0 69,2 64,7 25,0
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 ВТ-2 148,3 37,7 212,8 175,1 150,0 69,4 64,5 26,8
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 501-2 154,5 39,6 213,8 174,2 148,3 69,0 59,3 19,7
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 501-1Т13 155,0 39,6 213,8 174,2 148,3 69,2 58,8 19,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 602т 153,4 36,3 212,1 175,8 148,2 69,1 58,7 22,4
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 501-1 154,8 39,7 213,8 174,2 149,3 68,6 59,0 19,3
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 514 153,2 35,5 211,7 176,2 144,4 64,2 58,5 23,0
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 515 141,6 35,4 211,6 176,2 140,9 65,6 70,0 34,6
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 608-БН2Ч2Б 132,6 22,6 205,0 182,4 149,3 69,7 72,4 49,8
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 506-1ИЖАК5 146,9 37,6 212,8 175,1 147,7 68,4 65,9 28,3
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 506-2ИЖАК4 146,0 37,6 212,8 175,2 147,2 68,6 66,8 29,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 505-ЧЕРВ10 148,2 37,7 212,8 175,1 149,5 67,7 64,6 26,9
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 613-ЗАП5К1 125,0 6,0 196,4 190,5 147,9 67,5 71,5 65,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 507-МЕЖ12 152,5 36,9 212,4 175,5 149,1 69,6 59,9 23,0
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-5-БН5 142,3 27,9 207,7 179,9 148,8 69,0 65,5 37,6
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 607-ЧЕРВ2 135,8 24,3 205,9 181,6 149,6 69,8 70,1 45,8
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 504 146,5 37,9 212,9 175,0 149,7 68,3 66,5 28,6
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 510-2 149,0 36,1 212,0 175,9 147,0 68,6 63,0 26,9
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 511 144,6 36,1 212,0 175,9 148,4 67,9 67,4 31,3
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 511-1 147,4 35,9 211,9 176,0 147,1 68,6 64,5 28,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-5/4 141,6 27,2 207,4 180,2 148,4 69,2 65,8 38,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 505 147,5 37,7 212,8 175,1 149,6 68,3 65,3 27,6
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 512 143,7 36,0 211,9 175,9 148,2 67,6 68,2 32,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 509 146,2 36,7 212,3 175,6 148,9 67,8 66,1 29,4
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 507 152,0 37,0 212,4 175,5 149,2 68,1 60,4 23,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 512-4 142,9 35,7 211,8 176,1 147,5 67,6 68,9 33,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 513 146,0 35,6 211,7 176,1 147,1 67,8 65,7 30,1
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 508 147,3 36,8 212,3 175,6 149,0 67,8 65,1 28,3
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 513-1 149,4 35,5 211,7 176,2 146,9 67,9 62,3 26,8
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-5/1 142,5 27,9 207,8 179,9 148,8 69,0 65,2 37,3
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 509-1 145,3 36,6 212,2 175,6 148,7 67,9 67,0 30,4
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 505ЧЕРВ12А 149,7 37,7 212,8 175,1 148,7 68,0 63,1 25,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606А 138,0 29,2 208,4 179,2 149,7 68,9 70,4 41,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 607 137,1 24,3 205,9 181,6 149,8 69,6 68,8 44,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 502 147,0 39,0 213,5 174,5 149,9 68,4 66,5 27,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 503 146,5 38,7 213,3 174,6 149,8 68,4 66,8 28,1
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 608 138,1 23,3 205,4 182,1 149,8 69,6 67,3 43,9
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 608-1 134,4 23,3 205,4 182,1 149,6 69,6 71,0 47,7
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 609 141,5 19,6 203,5 183,9 149,7 69,6 62,0 42,4
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 506-2 146,0 37,6 212,8 175,2 147,3 68,6 66,8 29,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-3 143,0 28,4 208,0 179,6 149,1 69,1 65,0 36,6
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 510 145,0 36,5 212,2 175,7 148,6 68,0 67,2 30,7
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 ВТ-3(601) 149,0 38,3 213,1 174,8 150,0 69,4 64,1 25,8
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 ВТ-4 147,5 36,4 212,1 175,8 150,0 69,4 64,6 28,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 609-1 142,2 18,1 202,7 184,6 149,7 69,6 60,5 42,4
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 501 149,1 39,7 213,8 174,2 150,0 68,3 64,7 25,0
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-7 141,5 27,2 207,4 180,2 148,4 69,2 65,9 38,7
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 510-1 146,3 36,5 212,2 175,7 147,8 68,2 65,9 29,4
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-2 139,0 28,7 208,1 179,5 149,2 69,1 69,1 40,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-4 143,0 28,1 207,8 179,8 149,0 69,1 64,8 36,8
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 501-3 154,5 39,6 213,8 174,2 148,1 69,1 59,3 19,7
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 506-1 148,0 37,6 212,8 175,1 147,8 68,4 64,8 27,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 511А 147,0 36,0 211,9 175,9 147,7 68,3 64,9 28,9
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 512-3/1 143,5 36,0 211,9 175,9 148,2 67,3 68,5 32,5
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 503-1 146,7 38,4 213,2 174,8 149,8 68,2 66,5 28,1
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 505-1" 149,5 37,5 212,7 175,2 149,5 68,1 63,2 25,7
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-1-БН9 140,2 29,0 208,3 179,3 149,3 69,0 68,1 39,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 608-1-БН2 134,3 23,3 205,4 182,1 149,5 69,6 71,1 47,8
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 505-2 151,0 37,3 212,6 175,3 149,5 68,2 61,6 24,3
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 507-2 152,2 37,0 212,4 175,5 149,2 68,0 60,2 23,2
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ5 507-1 151,8 37,0 212,5 175,4 149,3 68,0 60,7 23,6
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 611 134,3 12,2 199,6 187,5 149,6 69,7 65,3 53,1
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 611-1/1 119,1 4,5 195,7 191,2 149,5 69,7 76,6 72,1
5.1.9 3104 Вітряні Гори ВГ6 606-6 142,0 27,6 207,6 180,0 148,5 69,1 65,6 38,0

5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 110 147,1 21,1 204,8 183,7 148,8 61,5 57,7 36,6
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 109 147,0 21,0 204,8 183,7 148,6 61,6 57,8 36,8
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 111 147,5 21,1 204,8 183,7 145,6 62,9 57,3 36,2
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 111/1 147,9 21,1 204,8 183,7 143,3 63,9 56,9 35,8
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 111/2 148,1 21,1 204,8 183,7 139,2 63,5 56,7 35,6
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5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 103 149,0 26,2 207,4 181,2 148,8 67,9 58,5 32,3
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 105 150,6 22,6 205,6 183,0 147,2 65,7 55,0 32,4
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 102 146,8 26,8 207,7 181,0 149,7 64,5 60,9 34,2
5.1.10 3203 Червонофлотська26 Вузол 144,8 19,6 204,0 184,4 145,7 67,9 59,2 39,6
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ БН 150,8 22,7 205,6 182,9 147,9 68,3 54,8 32,1
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ Камера 147,7 21,5 205,0 183,5 149,2 61,4 57,3 35,8
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 107 147,0 20,7 204,6 183,9 148,1 61,8 57,6 36,9
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 102/1 148,4 26,5 207,6 181,1 148,9 67,9 59,2 32,7
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 103/1 144,0 19,9 204,2 184,3 146,4 62,8 60,1 40,3
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 107/1 147,6 20,7 204,6 183,9 134,3 55,6 57,0 36,3
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 104 150,7 22,7 205,6 183,0 147,7 66,8 54,9 32,3
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 101 145,0 34,9 211,9 177,1 150,0 67,0 66,9 32,1
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 106 150,6 22,6 205,6 183,0 146,1 64,7 55,0 32,3
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 105 146,0 20,4 204,4 184,0 147,4 62,4 58,4 38,0
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 108 146,6 20,9 204,7 183,8 148,4 61,7 58,1 37,2
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 104 146,0 20,3 204,4 184,1 147,3 62,4 58,4 38,1
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ  101/1 145,6 34,8 211,9 177,1 146,9 67,2 66,4 31,5
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 102/4 144,6 19,9 204,1 184,3 134,9 36,1 59,6 39,7
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 103 (104/1) 145,8 20,3 204,4 184,1 147,1 62,5 58,6 38,3
5.1.10 3203 Червонофлотська26 ЧФ 106 146,4 20,6 204,5 183,9 148,0 62,1 58,2 37,6

5.1.11 3204 Міська 2 ТК 3 152,0 14,1 183,6 169,4 88,6 63,9 31,6 17,4
5.1.11 3204 Міська 2 Мск 4 154,4 13,8 183,4 169,6 94,9 69,6 29,0 15,2
5.1.11 3204 Міська 2 Мск 2 154,0 14,7 183,9 169,1 94,2 66,6 29,9 15,1
5.1.11 3204 Міська 2 Мск 1 153,8 14,8 183,9 169,1 94,7 68,7 30,1 15,3
5.1.11 3204 Міська 2 Вузол 154,1 15,6 184,3 168,7 95,0 69,5 30,2 14,6
5.1.11 3204 Міська 2 Мск 5 154,1 13,3 183,1 169,9 94,4 69,2 29,0 15,8

5.1.12 3206 Червонофлотська28 ЧФ3 1 143,4 20,4 184,7 164,3 94,9 69,4 41,3 20,8
5.1.12 3206 Червонофлотська28 Вузол 143,7 21,0 185,0 164,0 95,0 69,3 41,3 20,3
5.1.12 3206 Червонофлотська28 ЧФ3 3 141,7 16,3 182,6 166,3 94,7 69,7 41,0 24,7
5.1.12 3206 Червонофлотська28 ЧФ3 Т.2 142,9 18,2 183,6 165,4 92,8 67,6 40,6 22,5
5.1.12 3206 Червонофлотська28 ЧФ3 Т.1 142,8 18,2 183,6 165,4 94,8 69,4 40,7 22,6
5.1.12 3206 Червонофлотська28 ЧФ3 1/1 143,9 20,9 184,9 164,1 93,4 66,6 41,0 20,1
5.1.12 3206 Червонофлотська28 ЧФ3 2 143,4 20,3 184,7 164,3 94,9 69,4 41,3 21,0
5.1.13 3207 Новікова-Прибоя 11 НПр Б 142,9 13,5 175,2 161,8 94,0 67,9 32,4 18,9
5.1.13 3207 Новікова-Прибоя 11 НПр 1 141,7 14,4 175,7 161,3 94,9 69,4 34,0 19,6
5.1.13 3207 Новікова-Прибоя 11 НПр А 142,5 14,2 175,6 161,4 94,4 67,7 33,1 18,9
5.1.13 3207 Новікова-Прибоя 11 Вузол 141,0 15,0 176,0 161,0 95,0 69,4 35,0 20,0
5.1.13 3207 Новікова-Прибоя 11 НПр 2 142,7 10,5 173,7 163,2 93,1 68,3 31,0 20,5

5.1.14 3210 Юнкерова 28 Юнк 3 146,1 13,0 179,0 166,0 94,8 69,4 32,9 19,9
5.1.14 3210 Юнкерова 28 Юнк 2 146,3 15,2 180,1 164,9 94,9 69,4 33,8 18,6
5.1.14 3210 Юнкерова 28 Юнк 1 146,6 17,9 181,5 163,5 95,0 69,3 34,9 17,0
5.1.14 3210 Юнкерова 28 Вузол 146,7 19,0 182,0 163,0 95,0 69,4 35,3 16,3
5.1.14 3210 Юнкерова 28 Юнк 4 145,8 8,1 176,5 168,4 94,7 69,5 30,7 22,6
5.1.14 3210 Юнкерова 28 Юнк 5 145,8 -2,4 171,2 173,6 94,6 69,5 25,4 27,8
5.1.14 3210 Юнкерова 28 Вузол 145,9 11,3 178,1 166,8 94,8 69,4 32,2 20,9
5.1.14 3210 Юнкерова 28 Юнк 7 144,8 -21,6 161,5 183,1 94,5 69,6 16,8 38,4
5.1.14 3210 Юнкерова 28 Юнк 6 145,9 -9,5 167,6 177,1 94,6 69,5 21,7 31,2

5.1.15 3213 СанаторійЯлинка Яли тк 149,8 -67,0 156,6 223,6 94,2 68,6 6,7 73,8
5.1.15 3213 СанаторійЯлинка Яли Спальный 2 146,4 1,2 191,0 189,8 94,3 69,5 44,6 43,4
5.1.15 3213 СанаторійЯлинка Яли тк 1 151,0 32,9 207,0 174,0 94,9 69,1 55,9 23,0
5.1.15 3213 СанаторійЯлинка Яли Спальный 1 146,6 11,7 196,3 184,6 94,5 69,5 49,6 37,9
5.1.15 3213 СанаторійЯлинка БН 151,5 33,0 207,0 174,0 95,0 69,2 55,5 22,5
5.1.15 3213 СанаторійЯлинка Яли тк 3 148,0 31,5 206,3 174,7 94,7 69,4 58,3 26,8
5.1.15 3213 СанаторійЯлинка Яли тк 4 146,8 26,6 203,8 177,2 94,5 69,5 56,9 30,4

5.1.16 3216 Червонофлотська 6 ЧФ1 1-1 151,7 11,6 201,8 190,2 94,7 69,2 50,1 38,4
5.1.16 3216 Червонофлотська 6 ЧФ1 3 151,4 8,8 200,4 191,6 94,8 69,7 49,1 40,2
5.1.16 3216 Червонофлотська 6 ЧФ1 1 151,6 11,7 201,9 190,1 95,0 69,6 50,3 38,5
5.1.16 3216 Червонофлотська 6 ЧФ1 2 151,6 9,9 200,9 191,1 94,8 69,7 49,3 39,4
5.1.16 3216 Червонофлотська 6 ЧФ1 1-2 151,9 11,5 201,7 190,3 94,9 69,6 49,8 38,3
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 142,8 16,0 206,3 190,4 103,6 69,0 63,6 47,6
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 211 149,5 -52,9 171,5 224,3 100,0 66,3 21,9 74,8
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 148,5 -54,8 170,5 225,3 103,5 69,0 22,0 76,8
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 145,0 22,6 209,7 187,1 100,6 66,9 64,7 42,1
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 142,5 22,6 209,7 187,1 100,6 66,9 67,2 44,6
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 143,2 22,0 209,4 187,4 104,0 69,3 66,2 44,2
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 144,0 22,0 209,4 187,4 104,0 69,3 65,4 43,4
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 145,9 16,0 206,3 190,4 103,6 69,0 60,4 44,5
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 144,4 16,0 206,3 190,4 103,6 69,0 61,9 45,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 146,6 16,0 206,3 190,4 103,6 69,0 59,8 43,8
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 145,1 16,0 206,3 190,4 103,6 69,0 61,3 45,3
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 145,6 16,0 206,3 190,4 103,6 69,0 60,8 44,8
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 203 151,0 -11,4 192,4 203,9 104,1 67,7 41,4 52,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 209 150,7 -48,0 173,9 221,9 103,7 67,9 23,2 71,2
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 204 151,0 -12,3 192,0 204,3 104,1 67,7 41,0 53,3
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 209а 148,4 -49,7 173,1 222,8 102,4 65,2 24,7 74,4
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 210 150,6 -50,9 172,5 223,4 101,5 65,6 21,8 72,7
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр Га 28в-е 151,0 -11,5 192,4 203,9 103,4 68,9 41,4 52,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр Га 40бвд 150,1 26,7 211,8 185,1 100,3 66,7 61,6 35,0
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр Ліс 30/3 151,9 35,9 216,4 180,6 104,5 69,1 64,6 28,7
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр Ліс 25 151,0 29,0 212,9 183,9 94,5 62,7 62,0 33,0
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 104/1 148,8 26,7 211,8 185,1 104,6 68,1 62,9 36,3
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 106/6 150,0 29,0 213,0 183,9 101,6 65,5 63,0 33,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 106/2 150,0 29,0 213,0 183,9 103,8 61,6 63,0 33,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 160/4 150,0 29,0 213,0 183,9 100,7 59,8 63,0 33,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 143,8 22,0 209,4 187,4 104,0 69,3 65,6 43,6
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 148,6 -54,8 170,5 225,3 103,5 69,0 21,9 76,7
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня ПОз Л 66/14 141,6 18,4 207,6 189,2 100,8 66,0 65,9 47,5
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 160/5 150,0 29,0 212,9 183,9 99,0 60,5 62,9 33,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 104/1в 145,4 24,0 210,4 186,4 104,4 68,3 65,1 41,0
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня ПОз 31 ПО 141,9 18,2 207,5 189,2 100,7 66,1 65,6 47,4
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня ПОз 32 ПО 141,6 18,1 207,4 189,3 100,6 66,0 65,8 47,7
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня ПОз 34 ПО 142,9 17,8 207,2 189,5 99,8 66,0 64,4 46,6
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня ПОз 33 ПО 142,2 17,9 207,3 189,4 100,2 65,9 65,1 47,2
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня ПОз ВТ 1 144,5 19,3 208,0 188,7 101,8 66,3 63,5 44,2
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня ПОз 30 ПО 141,4 18,4 207,6 189,2 100,9 66,0 66,1 47,7
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 111 148,0 24,5 210,6 186,2 103,8 65,5 62,6 38,2
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5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 112 146,2 22,7 209,7 187,1 103,3 65,7 63,6 40,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 110 148,0 25,3 211,1 185,8 103,9 66,0 63,1 37,8
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 110/1 147,8 25,1 210,9 185,9 103,5 68,9 63,1 38,1
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 111/3 146,0 23,8 210,3 186,5 101,1 67,0 64,3 40,5
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 104/2 145,0 22,7 209,8 187,0 104,3 68,4 64,8 42,0
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 104/3 145,0 21,2 209,0 187,8 104,2 68,1 64,0 42,8
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 142,0 18,4 207,6 189,1 101,1 66,5 65,6 47,1
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 111/2 146,3 24,0 210,4 186,4 101,3 66,9 64,1 40,2
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 142,0 18,5 207,6 189,1 101,2 66,4 65,6 47,1
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 111/1 147,0 24,3 210,5 186,3 102,8 66,3 63,5 39,3
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 150,2 29,3 213,1 183,8 104,8 67,7 62,8 33,6
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 149,9 28,6 212,7 184,1 104,2 65,9 62,9 34,3
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня Вузол 150,2 29,3 213,1 183,8 104,6 66,3 62,9 33,6
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 113/1 145,0 22,6 209,7 187,1 100,6 66,8 64,7 42,1
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 108 150,0 28,9 212,9 184,0 104,3 66,4 62,9 34,0
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 109 149,3 27,7 212,3 184,6 104,1 66,0 63,0 35,3
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 104/7 147,0 14,7 205,7 191,0 102,7 68,3 58,7 44,0
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 104/6 147,0 15,1 205,9 190,8 103,0 68,1 58,9 43,8
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 104/5 146,1 16,3 206,5 190,2 103,8 68,3 60,4 44,2
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 106/3 150,0 29,0 213,0 183,9 102,0 59,9 63,0 33,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 103 151,0 32,1 214,5 182,4 104,9 67,1 63,5 31,4
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 107 150,2 29,0 213,0 183,9 104,5 66,3 62,8 33,8
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 102/3 151,6 35,1 216,0 181,0 104,4 69,2 64,4 29,4
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 104 150,3 29,4 213,2 183,7 104,8 67,1 62,9 33,4
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 102/2 151,9 36,0 216,5 180,5 104,6 69,1 64,6 28,7
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 106/1 150,0 29,1 213,0 183,9 104,4 63,0 63,0 33,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 102 151,1 36,0 216,5 180,5 104,9 67,3 65,4 29,4
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 101 152,0 36,9 216,9 180,0 105,0 67,2 64,9 28,0
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 102/4 151,6 34,0 215,5 181,5 104,2 69,3 63,8 29,9
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 106 150,1 29,4 213,1 183,8 104,7 66,0 63,0 33,6
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 201 151,3 29,0 212,9 183,9 104,5 67,9 61,6 32,6
5.1.17 3217 Санаторій 1Травня 1Тр 104а 150,6 29,2 213,1 183,8 104,7 67,8 62,5 33,3
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп УТ21 129,0 20,5 178,7 158,2 149,1 68,3 49,7 29,2
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп 13-Г 126,2 21,3 179,1 157,8 149,6 68,8 52,9 31,6
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп УТ5(ТКБ) 132,3 20,4 178,6 158,2 148,4 67,0 46,4 25,9
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп 13 126,7 21,0 178,9 157,9 149,5 68,5 52,2 31,2
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп 10 129,0 21,6 179,2 157,6 148,6 69,3 50,3 28,7
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп УТ21-Т2 128,1 20,7 178,8 158,1 149,2 68,2 50,7 30,0
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп 6 127,2 22,0 179,5 157,4 149,4 69,0 52,2 30,2
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп УТ4(ТКА/1) 137,3 20,4 178,6 158,2 143,4 66,8 41,3 20,9
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп 4 126,0 22,6 179,7 157,2 149,7 68,8 53,7 31,2
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп 5 126,9 22,0 179,5 157,4 149,7 68,8 52,6 30,5
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп 3 125,6 23,5 180,2 156,7 149,8 68,7 54,6 31,2
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп 1 126,8 24,9 181,0 156,0 150,0 68,8 54,1 29,2
5.1.18 3218 Осиповського 2а Осп 2 126,9 24,7 180,9 156,1 149,9 68,8 54,0 29,2

5.1.19 3219 Полкова 57 Вузол 170,0 17,0 226,5 209,5 94,9 69,4 56,5 39,5
5.1.19 3219 Полкова 57 Вузол 170,0 15,2 225,6 210,4 94,8 69,5 55,6 40,4
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 204 171,0 13,3 224,6 211,3 94,5 69,3 53,6 40,3
5.1.19 3219 Полкова 57 Вузол 171,0 15,8 225,9 210,1 94,9 69,4 54,9 39,1
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 104/2 171,2 4,5 220,2 215,7 94,6 69,2 49,0 44,5
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 201 170,0 15,2 225,6 210,4 94,8 69,3 55,5 40,4
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 202 171,5 15,0 225,5 210,5 94,6 69,3 54,0 39,0
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 203 171,6 14,6 225,3 210,7 94,5 69,4 53,7 39,1
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 104/4 171,6 -14,4 210,7 225,0 94,2 69,3 39,1 53,4
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 302 166,6 9,8 222,9 213,0 94,7 69,6 56,3 46,4
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 104/3 171,5 -0,3 217,8 218,1 94,5 69,2 46,3 46,6
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 106 170,7 14,9 225,5 210,5 94,6 69,6 54,8 39,8
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 107 171,6 12,5 224,2 211,7 94,2 69,3 52,6 40,1
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 105 170,6 16,5 226,2 209,7 94,7 69,6 55,7 39,2
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 104 171,0 16,6 226,3 209,7 94,8 69,5 55,3 38,7
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 104/1 171,1 8,2 222,1 213,8 94,7 69,2 51,0 42,7
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 102 170,4 16,8 226,4 209,6 94,9 69,5 56,0 39,2
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 101 170,0 16,9 226,5 209,5 94,9 69,4 56,5 39,5
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк БН Полк 74/76 170,5 15,4 225,7 210,3 94,6 69,6 55,2 39,8
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк 201/1 169,3 13,5 224,7 211,2 94,8 69,6 55,4 41,9
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк БН КК Плк 170,0 19,8 227,9 208,1 95,0 69,3 57,9 38,1
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк БН Полк 72 171,0 13,7 224,8 211,1 94,3 69,5 53,8 40,1
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк Меж119 БН 169,0 12,4 224,2 211,8 94,8 69,6 55,2 42,8
5.1.19 3219 Полкова 57 Плк БН Полк 55 166,9 10,6 223,3 212,7 94,7 69,6 56,4 45,8
5.1.22 4103 Довженко ДОВ Довженка,14 174,0 16,6 241,1 224,5 148,4 69,2 67,1 50,5
5.1.22 4103 Довженко Вузол 164,5 29,7 247,8 218,1 149,8 67,9 83,4 53,7
5.1.22 4103 Довженко Вузол 171,3 29,2 247,6 218,4 148,6 68,1 76,3 47,1
5.1.22 4103 Довженко Вузол 173,8 27,3 246,6 219,3 147,2 68,7 72,9 45,5
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 304а 171,4 29,0 247,5 218,5 148,4 68,2 76,1 47,1
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 104 167,4 25,2 245,5 220,3 149,8 68,7 78,1 52,9
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 304б 172,0 28,6 247,3 218,7 148,1 68,3 75,3 46,6
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 107Б 173,0 19,3 242,5 223,2 149,5 68,7 69,5 50,2
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 106 171,9 21,9 243,8 221,9 149,7 68,8 71,9 50,0
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 105 171,4 22,5 244,1 221,6 149,7 68,8 72,7 50,2
5.1.22 4103 Довженко ДОВ БН 164,7 29,8 247,9 218,1 150,0 68,5 83,2 53,4
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 301 165,9 29,4 247,7 218,3 149,1 68,2 81,7 52,4
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 302 171,0 29,3 247,6 218,4 148,9 68,3 76,6 47,4
5.1.22 4103 Довженко ДОВ Довженка,14Б 173,4 18,7 242,2 223,5 149,4 69,7 68,8 50,0
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 303 170,5 29,0 247,5 218,5 148,5 69,3 77,0 48,0
5.1.22 4103 Довженко ДОВ Дегтярів.,35/9 175,7 18,8 242,2 223,4 141,0 65,7 66,6 47,7
5.1.22 4103 Довженко Вузол 166,2 27,5 246,7 219,2 149,9 68,7 80,5 53,0
5.1.22 4103 Довженко Вузол 173,1 28,0 247,0 219,0 147,7 68,5 73,8 45,8
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 107А 173,0 18,9 242,3 223,4 149,4 68,7 69,3 50,4
5.1.22 4103 Довженко ДОВ 107 173,0 19,8 242,7 222,9 149,5 68,8 69,8 50,0

5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ т.2 188,0 35,8 256,4 220,6 149,6 69,8 68,4 32,6
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 105 183,8 36,7 256,9 220,1 149,8 69,7 73,1 36,4
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 206А 187,1 35,5 256,2 220,7 149,8 69,6 69,1 33,6
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 212 183,0 29,3 253,1 223,7 149,5 69,8 70,1 40,7
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ т.1 186,9 35,8 256,4 220,6 149,8 69,7 69,5 33,6
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 204 186,7 35,9 256,4 220,6 149,9 69,6 69,7 33,8
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 213 186,8 35,8 256,4 220,6 149,8 69,6 69,6 33,8

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1735



5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 207 187,3 35,4 256,2 220,8 149,8 69,7 68,9 33,5
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 215 188,3 35,6 256,3 220,7 149,5 69,7 68,0 32,4
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 214 188,3 35,6 256,3 220,7 149,6 69,7 68,0 32,3
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 201 185,3 36,7 256,8 220,2 150,0 69,5 71,6 34,9
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ т.6 185,5 36,6 256,8 220,2 149,8 69,5 71,3 34,7
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 209 185,1 33,8 255,3 221,6 149,6 69,7 70,2 36,4
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 205 186,9 35,7 256,3 220,6 149,9 69,6 69,4 33,7
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 206 187,0 35,6 256,3 220,7 149,8 69,6 69,3 33,7
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 106 182,0 36,6 256,8 220,2 149,6 69,8 74,8 38,2
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 215 СП5БН 189,1 31,1 253,9 222,9 149,4 69,7 64,9 33,8
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 301 185,3 36,7 256,8 220,2 149,9 68,9 71,6 34,9
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 104 184,0 36,8 256,9 220,1 149,9 69,7 72,9 36,1
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 307 185,6 36,4 256,7 220,3 149,4 69,7 71,2 34,7
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 Вузол 185,0 36,9 256,9 220,1 150,0 69,6 71,9 35,0
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 302 183,7 36,6 256,8 220,2 149,3 68,8 73,1 36,5
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 101 184,8 36,8 256,9 220,1 150,0 69,8 72,1 35,3
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 204А 186,8 35,8 256,4 220,6 149,9 69,6 69,6 33,8
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 211 183,4 31,1 254,0 222,9 149,5 69,8 70,5 39,4
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 202 186,2 36,2 256,6 220,4 149,9 69,6 70,4 34,2
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 303 182,0 36,6 256,8 220,2 148,4 69,2 74,8 38,2
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 208 186,2 34,6 255,7 221,2 149,7 69,7 69,5 35,0
5.1.23 4105 Дегтярівська 43 ДГ 210 184,1 33,3 255,1 221,8 149,6 69,7 71,0 37,7

5.1.24 4203 Перемоги 66 ПП2 Побед 62б 184,1 24,7 251,9 227,1 94,2 69,4 67,8 43,0
5.1.24 4203 Перемоги 66 ПП2 Поб 66 182,7 25,8 252,4 226,6 94,9 69,7 69,7 43,9
5.1.24 4203 Перемоги 66 ПП2 4 183,2 25,3 252,1 226,9 94,7 69,4 68,9 43,7
5.1.24 4203 Перемоги 66 ПП2 3 182,9 25,8 252,4 226,6 94,8 69,5 69,4 43,7
5.1.24 4203 Перемоги 66 Вузол 184,0 26,8 252,9 226,1 95,0 69,6 68,9 42,1
5.1.24 4203 Перемоги 66 ПП2 1 183,2 26,4 252,7 226,3 95,0 69,5 69,5 43,1

5.1.25 4205 Артилерійський 7а Вузол 190,1 24,3 256,6 232,4 149,9 68,2 66,5 42,3
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Вузол 191,0 24,9 256,9 232,1 149,3 68,3 65,9 41,1
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 7 187,3 24,2 256,6 232,4 148,9 67,6 69,3 45,1
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 11 191,6 24,9 256,9 232,1 149,7 68,7 65,4 40,5
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 8/2 180,4 24,1 256,6 232,4 119,1 48,7 76,1 52,0
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 18 190,0 22,4 255,6 233,3 149,2 68,2 65,6 43,3
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 20 191,0 22,1 255,5 233,4 148,7 68,7 64,5 42,4
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 8 186,1 24,2 256,6 232,4 145,2 64,6 70,5 46,3
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 1 190,7 25,0 257,0 232,0 150,0 68,6 66,3 41,3
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 19 190,8 22,3 255,6 233,3 149,0 68,3 64,7 42,5
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Вузол 190,0 23,1 256,0 232,9 149,6 68,8 66,0 42,9
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 2 190,2 24,7 256,9 232,1 150,0 68,6 66,7 41,9
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 3 190,0 24,4 256,7 232,3 149,9 68,6 66,7 42,3
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 5 188,9 24,2 256,6 232,4 149,5 67,7 67,7 43,5
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 6 188,1 24,2 256,6 232,4 149,2 67,6 68,5 44,3
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Вузол 190,4 23,8 256,4 232,6 149,7 68,8 66,0 42,2
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 23 189,7 21,9 255,4 233,5 144,4 67,2 65,7 43,8
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 22 190,8 22,1 255,5 233,4 147,1 66,0 64,8 42,6
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 8/1 184,8 24,2 256,6 232,4 134,5 42,5 71,8 47,6
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 13 190,0 24,6 256,8 232,2 148,4 68,6 66,8 42,2
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 14 190,0 24,5 256,8 232,2 148,1 68,6 66,8 42,2
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 15 190,5 23,6 256,3 232,7 149,7 68,8 65,8 42,2
5.1.25 4205 Артилерійський 7а Арт 17 190,1 22,4 255,7 233,2 149,4 68,9 65,6 43,1

5.1.26 4206 Бабушкіна 27 Ббш БН КК Ббш 179,4 24,9 234,0 209,0 95,0 69,5 54,6 29,7
5.1.26 4206 Бабушкіна 27 Вузол 177,5 20,2 231,6 211,4 94,5 69,5 54,1 33,9
5.1.26 4206 Бабушкіна 27 Ббш 3а 177,6 23,2 233,1 209,9 94,8 69,4 55,5 32,3
5.1.26 4206 Бабушкіна 27 Ббш 1 179,2 24,9 233,9 209,1 95,0 69,4 54,7 29,9
5.1.26 4206 Бабушкіна 27 Ббш 5 178,8 24,7 233,9 209,1 94,8 69,5 55,0 30,3
5.1.26 4206 Бабушкіна 27 Ббш 2 178,5 24,3 233,7 209,3 94,9 69,4 55,1 30,8
5.1.26 4206 Бабушкіна 27 Ббш 6 178,3 24,6 233,8 209,2 94,8 69,5 55,5 30,9
5.1.26 4206 Бабушкіна 27 Ббш 3 178,3 24,3 233,6 209,4 94,9 69,4 55,4 31,1
5.1.28 4210 Перемоги 70 ПП3 8 187,4 19,4 243,2 223,8 94,6 69,6 55,8 36,4
5.1.28 4210 Перемоги 70 ПП3 БН КК 187,4 21,0 244,0 223,0 95,0 69,5 56,6 35,6
5.1.28 4210 Перемоги 70 ПП3 6 185,1 18,4 242,7 224,3 94,7 69,5 57,6 39,2
5.1.28 4210 Перемоги 70 ПП3 5 187,1 19,5 243,3 223,7 94,8 69,5 56,2 36,7
5.1.28 4210 Перемоги 70 ПП3 3 186,0 20,2 243,6 223,4 94,8 69,4 57,6 37,4
5.1.28 4210 Перемоги 70 ПП3 2 186,7 20,5 243,7 223,3 94,9 69,4 57,0 36,5
5.1.28 4210 Перемоги 70 ПП3 1 187,9 20,7 243,8 223,2 95,0 69,4 55,9 35,3
5.1.28 4210 Перемоги 70 ПП3 7 186,2 19,5 243,2 223,8 94,7 69,5 57,0 37,6

5.1.29 4212 Магістральна 25 Мгс 1 154,4 12,0 172,0 160,0 93,3 66,7 17,6 5,6
5.1.30 4302 Толбухіна 6 Вузол 174,4 18,6 218,3 199,7 95,0 69,1 43,9 25,3
5.1.30 4302 Толбухіна 6 Тлб ТК-1 174,2 18,4 218,2 199,8 94,5 69,1 44,0 25,6

5.1.33 5103 Депутатська 2 Вузол 184,0 39,7 253,8 214,1 150,0 69,5 69,8 30,1
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д КОТ ДЕПУТ2 184,1 39,7 253,9 214,1 150,0 69,5 69,7 30,0
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 108 186,0 33,3 250,6 217,2 149,7 69,6 64,6 31,2
5.1.33 5103 Депутатська 2 32Д 203 182,4 37,6 252,7 215,2 149,9 69,5 70,3 32,8
5.1.33 5103 Депутатська 2 32Д т6 181,9 37,6 252,7 215,2 149,8 69,9 70,8 33,3
5.1.33 5103 Депутатська 2 32Д КОТ ДЕПУТ2 184,0 38,8 253,4 214,6 150,0 69,5 69,4 30,6
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 102 184,6 38,6 253,3 214,7 150,0 69,6 68,7 30,1
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 106 187,0 35,9 251,9 216,0 149,9 69,6 64,9 29,0
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 101 184,4 38,7 253,4 214,6 150,0 69,5 69,0 30,2
5.1.33 5103 Депутатська 2 33Д т5 179,8 36,3 252,1 215,8 149,5 69,8 72,2 36,0
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 104 185,7 36,9 252,4 215,5 149,9 69,6 66,7 29,8
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 116 184,3 31,4 249,6 218,2 149,5 69,8 65,3 33,9
5.1.33 5103 Депутатська 2 33Д 303/9 182,0 26,5 247,0 220,5 149,1 69,6 65,0 38,5
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 110 183,6 32,0 249,9 217,9 149,6 69,6 66,3 34,3
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 113 181,7 29,8 248,7 218,9 149,4 69,7 67,0 37,2
5.1.33 5103 Депутатська 2 33Д 303/5 181,1 28,9 248,3 219,4 149,4 69,5 67,2 38,3
5.1.33 5103 Депутатська 2 32Д 201 183,3 38,2 253,1 214,9 149,9 69,5 69,7 31,5
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 107 186,0 34,3 251,1 216,7 149,8 69,6 65,1 30,7
5.1.33 5103 Депутатська 2 31Д 106А 186,0 34,5 251,2 216,7 149,8 69,6 65,2 30,7
5.1.33 5103 Депутатська 2 33Д 301 181,4 36,4 252,1 215,7 149,8 69,4 70,7 34,3
5.1.33 5103 Депутатська 2 33Д 304 178,7 30,8 249,2 218,5 149,5 69,5 70,6 39,8
5.1.33 5103 Депутатська 2 33Д 303/1 180,0 30,4 249,0 218,6 149,5 69,4 69,0 38,6
5.1.33 5103 Депутатська 2 33Д 305 178,5 30,4 249,0 218,7 149,2 69,6 70,6 40,2
5.1.33 5103 Депутатська 2 33Д 302 181,8 36,1 252,0 215,9 149,7 69,4 70,2 34,1
5.1.33 5103 Депутатська 2 33Д 303 179,7 31,0 249,3 218,4 149,6 69,4 69,7 38,7
5.1.34 5204 Депутатська 1 Дп1 ТК-1 185,7 9,8 208,9 199,1 94,7 69,5 23,2 13,4
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5.1.35 5207 Краснова 8 Вузол 174,8 12,3 234,6 222,4 94,9 69,7 59,8 47,5
5.1.35 5207 Краснова 8 Вузол 175,4 12,6 234,8 222,2 94,9 69,7 59,4 46,7
5.1.35 5207 Краснова 8 Вузол 171,0 10,1 233,5 223,4 94,8 69,7 62,5 52,4
5.1.35 5207 Краснова 8 Вузол 170,7 9,8 233,4 223,6 94,7 69,8 62,6 52,8
5.1.35 5207 Краснова 8 Вузол 170,0 9,1 233,0 223,9 94,7 69,8 63,0 53,9
5.1.35 5207 Краснова 8 Крс Депутат 27 172,2 12,8 234,9 222,1 94,9 69,6 62,7 49,9
5.1.35 5207 Краснова 8 Крс Депутат 32 172,0 12,2 234,6 222,4 94,8 69,7 62,6 50,4
5.1.35 5207 Краснова 8 Крс БН Красн 8 175,4 13,7 235,3 221,7 95,0 69,7 59,9 46,2
5.1.35 5207 Краснова 8 Крс Депутат 25 174,2 10,9 233,9 223,0 94,9 69,9 59,7 48,8
5.1.35 5207 Краснова 8 Крс 1 174,2 13,1 235,0 222,0 95,0 69,7 60,8 47,7
5.1.35 5207 Краснова 8 Крс 11 173,0 11,7 234,3 222,6 94,5 69,6 61,3 49,6
5.1.35 5207 Краснова 8 Крс 10 174,3 12,2 234,6 222,4 94,8 69,5 60,3 48,1
5.1.35 5207 Краснова 8 Крс 6а 173,3 11,4 234,2 222,8 94,6 69,7 60,8 49,4
5.1.35 5207 Краснова 8 Крс 6 172,0 12,7 234,8 222,1 94,9 69,6 62,9 50,2
5.1.35 5207 Краснова 8 Вузол 171,4 11,1 234,0 222,9 94,8 69,7 62,7 51,6
5.1.35 5207 Краснова 8 Вузол 171,2 11,6 234,3 222,7 94,9 69,7 63,1 51,5
5.1.35 5207 Краснова 8 Вузол 171,4 12,2 234,6 222,4 94,9 69,7 63,2 51,0
5.1.35 5207 Краснова 8 Вузол 172,5 12,8 234,9 222,1 94,9 69,6 62,4 49,6

5.1.36 5225 Берковецька 6 Вузол 154,0 19,9 193,9 174,1 95,0 69,6 39,9 20,1
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк 5 155,0 17,2 192,6 175,4 94,7 69,6 37,6 20,4
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк 6 154,5 6,2 187,0 180,9 94,7 69,6 32,5 26,4
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк 1 154,2 18,6 193,3 174,7 94,9 69,5 39,1 20,5
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк 7 154,0 18,5 193,2 174,7 94,8 69,8 39,2 20,7
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк Берк 6 154,3 18,5 193,2 174,8 94,9 69,5 38,9 20,5
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк 2 154,4 18,4 193,2 174,8 94,9 69,6 38,8 20,4
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк 2а 154,4 18,3 193,1 174,8 94,9 69,6 38,7 20,4
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк 3 154,6 18,0 193,0 175,0 94,8 69,6 38,4 20,4
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк 4 154,9 17,4 192,7 175,3 94,8 69,6 37,8 20,4
5.1.36 5225 Берковецька 6 Вузол 154,0 18,2 193,1 174,9 93,3 65,7 39,1 20,9
5.1.36 5225 Берковецька 6 Вузол 154,0 18,2 193,1 174,9 93,4 66,1 39,1 20,9
5.1.36 5225 Берковецька 6 Брк А 154,0 19,1 193,5 174,5 95,0 69,5 39,5 20,5
5.1.36 5225 Берковецька 6 Вузол 154,0 18,7 193,3 174,6 94,6 66,4 39,3 20,6

5.1.37 7102 Сирець-2 Вузол 166,2 32,7 231,8 199,1 149,6 68,0 65,7 32,9
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 109/2 170,9 32,1 231,5 199,4 149,6 69,3 60,6 28,6
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 116 172,7 30,6 230,7 200,1 149,4 69,4 58,1 27,5
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 201 167,0 33,4 232,2 198,8 149,8 68,5 65,2 31,8
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 305 166,6 27,3 229,0 201,7 149,7 69,8 62,4 35,1
5.1.37 7102 Сирець-2 Вузол 166,5 30,4 230,6 200,2 149,9 69,7 64,1 33,7
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 128 170,1 25,6 228,2 202,5 148,9 69,5 58,0 32,4
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 202 167,1 33,1 232,0 198,9 149,7 68,6 64,9 31,9
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 114 170,5 30,4 230,6 200,2 148,7 69,4 60,2 29,7
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 203 167,2 32,8 231,9 199,1 149,6 69,1 64,7 31,9
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 109 169,7 32,7 231,8 199,1 149,7 69,3 62,2 29,4
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 204 166,9 32,8 231,8 199,1 149,5 68,5 64,9 32,2
5.1.37 7102 Сирець-2 Вузол 166,7 30,9 230,9 200,0 149,9 69,7 64,2 33,3
5.1.37 7102 Сирець-2 Вузол 170,5 27,7 229,3 201,5 149,0 69,4 58,8 31,0
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 102 167,8 34,5 232,7 198,3 150,0 69,1 64,9 30,5
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 217 157,9 24,0 227,3 203,3 147,7 67,4 69,4 45,4
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 219 154,9 16,7 223,5 206,9 145,3 67,8 68,7 52,0
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 205 (вр.В) 166,3 32,7 231,8 199,1 149,4 68,6 65,5 32,8
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 215 158,2 29,6 230,2 200,6 148,4 67,0 72,0 42,4
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 209 155,3 32,1 231,5 199,4 147,9 69,0 76,3 44,1
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 218 156,8 19,9 225,2 205,3 147,1 67,6 68,4 48,5
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 208 (вр.Ж) 159,5 32,5 231,7 199,2 148,5 69,0 72,2 39,7
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 212 160,6 31,9 231,4 199,5 148,9 68,0 70,8 38,9
5.1.37 7102 Сирець-2 Вузол 167,8 34,9 232,9 198,1 150,0 69,1 65,2 30,3
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 103 167,8 34,4 232,7 198,3 150,0 68,8 64,9 30,5
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 105 167,9 34,2 232,6 198,4 149,9 68,9 64,7 30,5
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 211 161,8 32,1 231,5 199,4 149,1 67,9 69,7 37,6
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 213 158,9 31,6 231,2 199,7 148,7 68,1 72,3 40,7
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 206 (вр. Г) 165,4 32,7 231,8 199,1 149,2 68,7 66,4 33,7
5.1.37 7102 Сирець-2 Вузол 173,3 28,9 229,9 200,9 149,3 69,3 56,5 27,6
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 306/1 166,2 24,5 227,6 203,1 149,6 69,8 61,4 36,9
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 107 168,1 34,0 232,5 198,5 149,9 69,3 64,4 30,4
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 216 158,4 29,2 230,0 200,8 148,4 67,1 71,6 42,4
5.1.37 7102 Сирець-2 Вузол 161,7 32,6 231,7 199,2 148,8 68,8 70,0 37,4
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 123 170,9 27,9 229,3 201,4 149,1 69,4 58,4 30,6
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 122 172,2 28,5 229,6 201,1 149,2 69,4 57,5 29,0
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 304 166,7 28,5 229,6 201,2 149,8 69,7 63,0 34,5
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 117 173,5 29,0 229,9 200,9 149,3 69,4 56,4 27,4
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 108 169,1 33,2 232,1 198,9 149,8 69,3 62,9 29,7
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 111 172,1 31,2 231,1 199,8 149,5 69,3 59,0 27,8
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 110 171,0 31,8 231,3 199,6 149,6 69,3 60,3 28,5
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 113 171,5 30,9 230,9 200,0 149,2 69,2 59,4 28,5
5.1.37 7102 Сирець-2 СИ2 121 172,6 28,7 229,7 201,1 149,2 69,3 57,2 28,5

5.1.40 4104 Берестейська Вузол 180,0 34,6 250,8 216,2 104,9 68,9 70,8 36,2
5.1.40 4104 Берестейська Вузол 184,8 34,8 250,9 216,1 100,9 63,5 66,1 31,3
5.1.40 4104 Берестейська Вузол 179,1 34,5 250,8 216,2 104,7 66,5 71,6 37,1
5.1.40 4104 Берестейська ТК-1-1 181,0 34,8 250,9 216,1 104,2 62,0 69,9 35,1
5.1.40 4104 Берестейська ТК-1 181,0 34,8 250,9 216,1 105,0 68,5 69,9 35,1
5.1.40 4104 Берестейська ТК-1-4 188,1 34,8 250,9 216,1 99,8 63,9 62,7 28,0
5.1.40 4104 Берестейська ТК-1-3 183,0 34,8 250,9 216,1 100,3 63,7 67,9 33,1
5.1.40 4104 Берестейська ТК-1-2 181,3 34,8 250,9 216,1 103,2 62,5 69,7 34,8
5.1.40 4104 Берестейська ТК-6 177,0 32,4 249,7 217,3 103,4 67,0 72,7 40,3
5.1.40 4104 Берестейська ТК-4 176,0 33,4 250,2 216,8 104,0 67,2 74,1 40,8
5.1.40 4104 Берестейська ТК-5 178,4 32,7 249,8 217,2 103,6 67,5 71,4 38,7
5.1.40 4104 Берестейська Вузол 176,0 34,0 250,5 216,5 104,4 66,7 74,5 40,5
5.1.40 4104 Берестейська ТК-7 177,3 31,7 249,3 217,6 102,9 67,1 72,1 40,3
5.1.40 4104 Берестейська ТК-8А 177,8 31,6 249,3 217,7 102,8 67,2 71,4 39,8
5.1.40 4104 Берестейська ТК-3 176,6 33,4 250,2 216,8 104,0 67,2 73,6 40,2
5.1.40 4104 Берестейська ВТ-9 177,9 31,4 249,2 217,8 102,3 67,6 71,3 39,9
5.1.40 4104 Берестейська Вузол 175,4 33,9 250,4 216,6 104,3 66,8 75,0 41,1
5.1.40 4104 Берестейська Вузол 175,8 33,3 250,1 216,8 104,0 67,2 74,3 41,0
5.1.40 4104 Берестейська Вузол 177,2 33,0 250,0 217,0 103,8 67,4 72,8 39,8
5.1.40 4104 Берестейська Вузол 175,4 31,8 249,4 217,6 102,6 68,0 73,9 42,2
5.1.40 4104 Берестейська БЕР БН кот.Берест 181,0 34,9 251,0 216,0 105,0 68,7 70,0 35,0
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5.1.40 4104 Берестейська БЕР Васил1 ж/б 190,3 34,6 250,8 216,2 98,0 64,7 60,5 25,9
5.1.40 4104 Берестейська ТК-1-5 190,2 34,7 250,8 216,2 98,8 64,4 60,6 26,0
5.1.40 4104 Берестейська ТК-8 178,3 31,6 249,3 217,7 102,5 66,7 71,0 39,4

5.1.41 4218 Борщагівська 154 Брщ Борщ 152б 156,4 23,6 224,8 201,2 94,2 68,7 68,4 44,8
5.1.41 4218 Борщагівська 154 Брщ 3 157,1 23,7 224,8 201,2 94,4 68,5 67,7 44,0
5.1.41 4218 Борщагівська 154 Брщ Борщ 152ав 158,4 23,0 224,5 201,5 94,5 69,7 66,1 43,1
5.1.41 4218 Борщагівська 154 Брщ Вибор 41 163,4 22,2 224,1 201,9 94,4 69,0 60,7 38,5
5.1.41 4218 Борщагівська 154 Брщ 1 164,0 22,6 224,3 201,7 94,6 69,0 60,3 37,7
5.1.41 4218 Борщагівська 154 Брщ Виб 31/37а 164,0 22,5 224,3 201,7 94,4 69,3 60,3 37,7
5.1.41 4218 Борщагівська 154 Брщ Вибор 41 162,3 22,2 224,1 201,9 94,4 68,6 61,8 39,6
5.1.41 4218 Борщагівська 154 Вузол 160,5 23,9 225,0 201,0 95,0 69,1 64,4 40,5
5.1.41 4218 Борщагівська 154 Брщ 2 157,7 23,7 224,8 201,2 94,6 69,3 67,2 43,5
5.1.41 4218 Борщагівська 154 Брщ 2а 160,1 23,8 224,9 201,1 94,8 69,2 64,8 41,0

5.1.42 4301 Перемоги 61 Вузол 180,8 10,3 215,7 205,3 95,0 69,6 34,9 24,6
5.1.43 4306 Новопольова 69 Нвп НПолева 69 180,5 16,7 209,8 193,2 93,7 69,0 29,3 12,6
5.1.43 4306 Новопольова 69 Нвп ТК-4 180,5 16,1 209,5 193,4 93,5 68,3 29,0 12,9
5.1.43 4306 Новопольова 69 Нвп ТК-2 180,9 16,6 209,8 193,2 94,1 67,3 28,9 12,3
5.1.43 4306 Новопольова 69 Нвп ТК-3 180,8 16,3 209,7 193,3 93,7 67,5 28,9 12,5
5.1.43 4306 Новопольова 69 Нвп ТК-1а 180,0 16,0 209,5 193,5 93,9 68,6 29,5 13,5
5.1.43 4306 Новопольова 69 Нвп ТК-1 180,4 16,7 209,9 193,1 94,8 67,6 29,5 12,8

5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 2 181,3 17,7 214,9 197,1 94,4 64,4 33,6 15,9
5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 10 179,0 17,5 214,7 197,3 75,4 52,6 35,7 18,3
5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 1 181,7 17,9 214,9 197,1 94,9 65,4 33,3 15,4
5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 9 179,2 17,5 214,7 197,3 77,7 51,6 35,5 18,1
5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 7 180,0 17,5 214,7 197,3 87,8 56,4 34,7 17,3
5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 6 180,0 17,5 214,7 197,2 89,2 57,4 34,7 17,2
5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 5 180,0 17,5 214,8 197,2 90,2 57,7 34,8 17,2
5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 4 180,8 17,6 214,8 197,2 93,4 62,7 34,0 16,4
5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 3 181,3 17,1 214,5 197,5 93,8 68,4 33,2 16,2
5.1.44 4307 Відрадний 73 Вдр 8 179,6 17,5 214,7 197,3 84,7 57,8 35,2 17,7

5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 104 155,0 31,6 230,3 198,6 149,7 69,7 75,3 43,6
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 103 154,8 31,8 230,3 198,6 149,7 69,7 75,5 43,7
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 102/2 (108) 159,4 34,3 231,6 197,3 149,3 69,0 72,2 37,9
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 102/1 (107) 155,3 34,6 231,8 197,2 149,8 68,7 76,5 41,9
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 102 154,5 34,7 231,8 197,2 149,9 69,5 77,3 42,7
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 203 154,4 34,7 231,8 197,2 149,0 69,4 77,5 42,8
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 202 156,7 34,8 231,9 197,1 149,5 69,2 75,2 40,4
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 201 153,6 34,9 232,0 197,0 149,9 69,1 78,3 43,4
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 101/1 149,3 34,3 231,6 197,3 149,8 69,9 82,3 48,0
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 101 153,7 34,9 232,0 197,0 150,0 69,5 78,3 43,3
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2  Верховинна, 157,5 29,6 229,2 199,6 149,5 69,8 71,7 42,1
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 Верховинна, 155,1 34,6 231,8 197,2 149,9 69,5 76,7 42,1
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 Львівська, 57 153,2 34,6 231,8 197,2 148,9 69,5 78,6 44,0
5.1.45 5102 Верховинна 80б Вр2 Перемоги,127 164,2 32,8 230,9 198,1 148,5 69,3 66,7 33,9

5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 107 (ВТ-1) 175,6 28,4 235,2 206,8 148,5 68,8 59,6 31,2
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 108 (ВТ-2) 175,8 28,3 235,1 206,8 148,4 69,0 59,3 31,0
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 105 177,2 28,9 235,4 206,5 149,2 68,4 58,2 29,4
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 106/1 180,1 28,6 235,3 206,7 148,0 68,5 55,2 26,6
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 106 177,8 28,7 235,3 206,6 149,1 68,5 57,6 28,9
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 111 (ВТ-6) 174,0 27,3 234,6 207,3 148,1 69,1 60,6 33,3
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 107/1 175,0 27,8 234,9 207,1 145,9 67,3 59,9 32,1
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 110 (ВТ4) 174,0 28,1 235,0 206,9 148,3 69,1 61,0 32,9
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 109 (ВТ-3) 175,2 28,2 235,1 206,9 148,4 69,0 59,9 31,7
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 106/2 181,4 28,5 235,2 206,7 147,4 68,8 53,8 25,4
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 103 174,8 29,8 235,9 206,1 149,9 68,0 61,0 31,3
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 102 175,5 29,9 235,9 206,1 149,9 68,0 60,4 30,5
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 2а 175,3 29,9 235,9 206,1 149,9 68,0 60,6 30,8
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 104 175,0 29,6 235,8 206,2 149,8 68,1 60,8 31,2
5.1.46 5104 Святошинська 34 Вузол 180,2 28,6 235,3 206,7 147,9 68,6 55,1 26,5
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 ВОТЕ 176,0 30,0 236,0 206,0 148,8 66,2 60,0 30,0
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 Св34 АБК 175,7 30,0 236,0 206,0 145,2 67,7 60,3 30,3
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 б 175,4 30,0 236,0 206,0 146,2 67,3 60,6 30,6
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 а 175,9 30,0 236,0 206,0 148,0 66,5 60,1 30,1
5.1.46 5104 Святошинська 34 С34 101 175,9 30,0 236,0 206,0 150,0 68,0 60,1 30,1
5.1.46 5104 Святошинська 34 Вузол 174,0 29,3 235,6 206,4 149,5 68,2 61,6 32,4

5.1.48 5202 Перемоги 113 ПП6 ТК-4/1 173,2 21,4 218,2 196,8 94,5 69,2 44,9 23,5
5.1.48 5202 Перемоги 113 ПП6 ТК-2а 174,5 24,6 219,8 195,2 94,9 69,3 45,3 20,7
5.1.48 5202 Перемоги 113 ПП6 ТК-4 173,5 21,9 218,4 196,6 94,6 69,3 45,0 23,1
5.1.48 5202 Перемоги 113 ПП6 ТК-3 174,0 24,4 219,7 195,3 94,8 69,3 45,7 21,3
5.1.48 5202 Перемоги 113 ПП6 ТК-8 175,4 24,1 219,5 195,5 94,4 68,3 44,1 20,1
5.1.48 5202 Перемоги 113 ПП6 ТК-2 174,6 24,7 219,9 195,1 94,9 69,2 45,3 20,6
5.1.48 5202 Перемоги 113 ПП6 ТК-1 175,0 24,9 219,9 195,1 95,0 69,0 44,9 20,1
5.1.48 5202 Перемоги 113 ПП6 Пер 113 173,0 20,6 217,8 197,2 94,3 69,5 44,8 24,2
5.1.48 5202 Перемоги 113 ПП6 ТК-6 175,0 24,7 219,8 195,1 94,7 68,1 44,8 20,1

5.1.50 5210 Котельникова 95 Ко3 ТК-1 148,0 24,3 209,6 185,3 95,0 69,8 61,7 37,4
5.1.50 5210 Котельникова 95 Вузол 147,3 24,9 209,9 185,1 95,0 69,8 62,7 37,8
5.1.50 5210 Котельникова 95 Ко3 главный 154,3 21,7 208,3 186,7 94,8 69,9 54,1 32,4
5.1.50 5210 Котельникова 95 Кр2 ТК-2 176,8 16,5 211,7 195,3 94,1 68,2 35,0 18,5
5.1.51 5211 Крамського 21 Кр2 ТК-1 175,5 16,5 211,7 195,3 94,9 68,8 36,2 19,7
5.1.51 5211 Крамського 21 Кр2 ТК-3 177,9 16,4 211,7 195,3 93,4 68,1 33,8 17,4
5.1.51 5211 Крамського 21 Кр2 ТК-1А 175,1 16,6 211,8 195,2 95,0 68,8 36,7 20,1
5.1.51 5211 Крамського 21 Кр2 ТК-4 177,1 -86,4 159,9 246,3 94,5 69,6 -17,2 69,2
5.1.51 5211 Крамського 21 Кр2 Кр 21 к 1* 176,0 16,1 211,5 195,5 94,6 69,4 35,5 19,5
5.1.51 5211 Крамського 21 Кр2 пральня 174,2 16,8 211,9 195,1 86,9 59,6 37,7 20,9
5.1.51 5211 Крамського 21 Вузол 175,0 16,8 211,9 195,1 95,0 68,6 36,9 20,1
5.1.51 5211 Крамського 21 Кр2 т.1 174,3 16,8 211,9 195,1 87,2 56,9 37,7 20,8

5.1.52 5213 Санаторій Перемога Вузол 152,6 32,6 224,8 192,2 104,7 65,8 72,2 39,6
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Вузол 153,0 32,6 224,8 192,2 99,7 65,1 71,8 39,2
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Вузол 152,0 32,7 224,9 192,1 104,9 65,8 72,9 40,1
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-11 (8а) 150,7 19,3 218,1 198,8 97,9 65,0 67,3 48,0
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Вузол 155,2 30,4 223,7 193,3 103,9 69,2 68,5 38,1
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Вузол 153,9 30,4 223,7 193,3 103,9 69,2 69,8 39,4
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Вузол 155,0 30,4 223,7 193,3 103,9 69,2 68,6 38,3
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Вузол 154,5 30,4 223,7 193,3 103,9 69,2 69,2 38,8
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-9 (5) 151,0 19,5 218,2 198,7 99,8 64,1 67,2 47,7
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-10 (8) 151,6 19,4 218,1 198,7 99,0 64,5 66,6 47,1
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5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-7 150,2 20,1 218,5 198,4 101,5 66,1 68,2 48,2
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-6 (8-3) 151,0 23,2 220,1 196,8 101,9 66,2 69,1 45,8
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-8 (6) 150,6 19,6 218,2 198,6 100,3 64,8 67,6 48,1
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-5 (8-2) 150,8 27,7 222,3 194,6 102,2 66,0 71,5 43,8
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд Санаторій 154,2 30,4 223,7 193,3 103,9 69,2 69,4 39,1
5.1.52 5213 Санаторій Перемога ПЕР Бударина 1 153,2 32,5 224,8 192,2 98,6 65,6 71,6 39,1
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ДНЗ № 747 149,3 14,6 215,7 201,1 101,2 67,4 66,4 51,8
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-2а 154,2 31,3 224,1 192,8 104,4 66,2 70,0 38,7
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Вузол 152,5 32,9 225,0 192,0 105,0 67,3 72,5 39,5
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-7/1 149,8 18,2 217,5 199,3 101,4 67,3 67,7 49,5
5.1.52 5213 Санаторій Перемога Буд ТК-3 153,8 30,4 223,7 193,3 104,1 66,3 69,9 39,5

5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 109 181,0 24,7 247,2 222,6 149,7 68,5 66,2 41,6
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 206 181,9 22,9 246,3 223,4 149,1 69,4 64,4 41,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 108 181,0 25,2 247,5 222,3 149,8 68,8 66,5 41,3
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 205 181,9 23,4 246,6 223,2 149,4 69,3 64,7 41,3
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 114 178,1 16,0 242,7 226,8 149,0 68,7 64,7 48,7
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 116 174,9 14,4 241,9 227,6 148,6 69,3 67,1 52,7
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 115 176,1 15,0 242,3 227,3 148,7 69,2 66,2 51,2
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/4 179,3 16,1 242,8 226,7 148,5 69,0 63,5 47,4
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/4а 180,3 16,1 242,8 226,7 148,4 69,1 62,6 46,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/5 181,9 16,0 242,8 226,8 148,2 69,1 60,9 44,9
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 107а 181,0 25,6 247,7 222,1 149,8 68,8 66,7 41,1
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 107/6 180,0 11,5 240,4 229,0 149,4 69,7 60,4 49,0
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 107 179,9 26,2 248,0 221,8 149,9 69,0 68,1 41,9
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 Котельн 35 180,0 16,0 242,8 226,8 149,5 69,7 62,8 46,8
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 106 179,6 26,7 248,3 221,6 149,9 69,0 68,7 42,1
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 105 179,6 26,9 248,4 221,5 149,9 69,0 68,8 41,9
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 104 179,6 27,7 248,8 221,1 149,9 68,9 69,2 41,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 103 179,8 28,2 249,0 220,9 149,9 68,9 69,2 41,1
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 102 179,4 28,7 249,3 220,6 150,0 68,9 69,9 41,2
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 101 180,0 29,5 249,8 220,2 150,0 68,9 69,8 40,2
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 Кот32/11БН 179,0 18,2 243,9 225,7 149,2 69,2 64,9 46,7
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 Верх 34 БН 181,2 16,2 242,9 226,7 148,5 68,8 61,7 45,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 Верхов 34 180,2 15,2 242,4 227,2 148,0 69,0 62,2 47,0
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/2 178,7 16,4 243,0 226,6 149,0 69,0 64,3 47,9
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 107/1 180,0 25,8 247,8 222,0 149,8 69,6 67,8 42,1
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 107/2 180,2 25,5 247,7 222,2 149,7 69,6 67,4 42,0
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 БН Петр5/9 182,3 22,6 246,2 223,6 149,2 69,6 63,8 41,2
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 107/3 180,5 25,4 247,6 222,2 149,7 69,6 67,1 41,8
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 114/2 179,5 15,8 242,7 226,8 145,3 66,0 63,2 47,3
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 114/1 177,4 15,9 242,7 226,8 146,7 65,4 65,4 49,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 114/4 177,3 15,8 242,7 226,9 143,8 66,5 65,4 49,6
5.1.54 5214 Відпочинку 7 ПР Львів15 182,7 23,3 246,5 223,2 146,6 68,4 63,8 40,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 107/4 180,3 24,7 247,3 222,6 149,6 69,6 67,0 42,2
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 Котел33 БН 180,6 23,9 246,8 223,0 149,6 69,6 66,3 42,4
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 203 181,2 23,9 246,9 222,9 149,5 69,3 65,6 41,7
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 114/3 178,4 15,8 242,7 226,9 144,7 66,3 64,3 48,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 113а 178,1 16,5 243,0 226,5 149,1 68,7 65,0 48,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/1 178,0 16,6 243,1 226,5 149,1 69,0 65,1 48,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 201 181,2 24,2 247,0 222,8 149,6 69,0 65,8 41,6
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 202 181,0 24,1 247,0 222,8 149,6 69,3 65,9 41,8
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 204 181,3 23,7 246,8 223,0 149,5 69,3 65,4 41,7
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 207 182,0 22,7 246,2 223,5 148,9 69,4 64,2 41,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 110 180,9 22,6 246,2 223,6 149,6 68,6 65,3 42,7
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/3а 179,7 16,2 242,9 226,7 148,6 69,0 63,1 46,9
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 208 182,3 23,0 246,4 223,4 149,3 69,4 64,1 41,1
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 209 182,9 22,9 246,3 223,4 148,9 68,8 63,5 40,6
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 211 182,8 22,8 246,3 223,5 148,4 69,0 63,5 40,7
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 210 183,0 22,9 246,3 223,5 148,6 68,9 63,3 40,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 212 182,5 22,8 246,3 223,5 148,1 69,1 63,8 41,0
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 нова 181,7 24,2 247,0 222,8 148,6 67,5 65,3 41,1
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 114а 177,4 15,4 242,5 227,0 148,9 69,2 65,1 49,6
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 т.1 181,8 24,2 247,0 222,8 148,2 67,7 65,2 41,0
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 112 178,6 17,4 243,5 226,1 149,2 68,8 64,9 47,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 113 178,0 16,7 243,1 226,4 149,2 68,8 65,1 48,4
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 т.2 182,3 24,2 247,0 222,8 147,2 68,1 64,7 40,5
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/3 179,3 16,3 242,9 226,6 148,8 68,9 63,7 47,4
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 111/2 179,8 17,5 243,6 226,0 148,8 68,7 63,7 46,2
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 111/1 179,3 18,3 243,9 225,7 149,0 68,4 64,7 46,4
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 111/1а 179,0 18,1 243,8 225,8 148,9 69,4 64,8 46,8
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 111 179,0 18,3 244,0 225,7 149,3 68,7 65,0 46,7
5.1.54 5214 Відпочинку 7 Вд1 ТК 111/3 180,4 15,5 242,5 227,0 148,0 69,0 62,1 46,6

5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 ТК-4 171,5 13,4 215,2 201,8 94,3 69,0 43,7 30,3
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 ТК-3 171,0 13,9 215,4 201,5 94,6 69,1 44,4 30,5
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 ТК-2 171,2 14,8 215,9 201,1 94,9 69,2 44,7 29,9
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 ТК-7 172,1 13,3 215,1 201,8 76,2 51,2 43,0 29,7
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 Кра 16 лік 172,1 11,9 214,4 202,6 93,9 69,1 42,3 30,4
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 КК БН 171,7 15,0 216,0 201,0 95,0 69,4 44,3 29,4
5.1.55 5215 Крамського 16 Вузол 171,0 14,4 215,7 201,3 94,8 69,1 44,7 30,3
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 ТК-4/1 172,0 12,1 214,6 202,4 94,1 69,1 42,6 30,4
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 ТК-5 172,3 13,9 215,4 201,6 94,7 69,6 43,1 29,3
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 Кот 51 теп1 172,0 13,3 215,1 201,8 94,4 69,0 43,1 29,8
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 ТК-6 170,9 14,7 215,8 201,2 94,5 69,3 45,0 30,3
5.1.55 5215 Крамського 16 Кр1 ТК-1 171,3 14,9 216,0 201,0 95,0 69,2 44,7 29,8
5.1.55 5215 Крамського 16 Вузол 171,9 14,3 215,6 201,4 94,8 69,4 43,7 29,4

5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 101 168,2 24,9 227,9 203,1 149,9 68,0 59,7 34,9
5.1.57 5216 Котельникова 62 Вузол 168,0 20,6 225,7 205,1 149,8 69,9 57,7 37,1
5.1.57 5216 Котельникова 62 Вузол 168,0 24,9 227,9 203,1 150,0 69,4 59,9 35,1
5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 201/1 168,0 23,8 227,4 203,6 150,0 69,8 59,4 35,6
5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 201 168,0 24,0 227,5 203,5 150,0 69,8 59,5 35,5
5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 202 168,0 1,3 215,8 214,5 149,8 69,9 47,8 46,5
5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 Крич 21 БН 168,3 17,7 224,2 206,6 147,5 68,4 55,9 38,3
5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 102 168,4 21,5 226,2 204,7 149,1 68,4 57,8 36,3
5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 103 168,3 21,4 226,2 204,7 149,0 67,8 57,8 36,4
5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 102/1 168,9 21,3 226,1 204,8 148,7 69,4 57,2 35,9
5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 105 168,2 18,6 224,7 206,1 147,9 68,2 56,5 37,9
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5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 105/1 168,6 13,9 222,3 208,4 147,1 68,6 53,7 39,8
5.1.57 5216 Котельникова 62 Ко1 104 168,2 19,9 225,4 205,5 148,4 68,0 57,2 37,3

5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 182,3 19,9 244,4 224,5 149,1 68,3 62,0 42,2
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 182,7 20,0 244,4 224,4 149,3 68,2 61,7 41,7
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Ко2 8 181,0 15,2 241,9 226,8 147,9 68,8 60,9 45,8
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Ко2 7 181,1 18,0 243,4 225,4 148,5 68,6 62,3 44,3
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Ко2 6 182,3 19,8 244,3 224,5 149,0 68,3 62,0 42,2
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 182,9 20,2 244,5 224,3 149,4 69,0 61,6 41,5
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 183,0 20,7 244,8 224,1 149,5 69,0 61,8 41,1
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Ко2 3 182,9 20,1 244,5 224,4 149,4 69,0 61,6 41,5
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Ко2 2 182,6 21,2 245,0 223,8 149,6 69,0 62,4 41,3
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 181,0 16,7 242,7 226,0 148,3 68,6 61,7 45,0
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 182,4 23,9 246,4 222,5 149,8 69,1 64,0 40,1
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 181,0 16,3 242,5 226,2 148,2 68,7 61,5 45,2
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 181,0 15,8 242,2 226,5 148,0 68,8 61,2 45,5
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 181,0 15,3 242,0 226,7 147,9 68,8 61,0 45,7
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Ко2 1 182,0 24,8 246,9 222,1 150,0 69,0 64,9 40,1
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 182,0 19,6 244,2 224,6 148,8 68,4 62,2 42,7
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 182,6 21,2 245,0 223,9 149,6 69,0 62,4 41,2
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 182,6 22,9 245,9 223,0 149,7 69,1 63,3 40,4
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Ко2 КК БН 182,0 24,9 247,0 222,0 150,0 69,0 65,0 40,0
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 182,0 24,7 246,8 222,2 149,9 69,0 64,8 40,1
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Вузол 181,0 14,3 241,5 227,2 147,7 68,9 60,5 46,2
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Ко2 9 181,0 14,3 241,5 227,2 147,7 68,9 60,5 46,2
5.1.58 5219 Котельникова 7/13 Ко2 5 182,3 19,9 244,3 224,5 149,1 68,3 62,1 42,2

5.1.59 5221 Чистяківська 24 Вузол 184,0 21,1 227,0 206,0 93,7 68,7 43,0 22,0
5.1.59 5221 Чистяківська 24 Вузол 184,3 24,9 229,0 204,0 95,0 69,6 44,7 19,8
5.1.59 5221 Чистяківська 24 Вузол 184,5 -40,2 196,1 236,3 94,9 69,8 11,6 51,8
5.1.59 5221 Чистяківська 24 Вузол 184,3 24,2 228,6 204,4 95,0 69,7 44,3 20,1

5.1.61 5224 Житомирське шосе19 Вузол 128,0 20,6 165,8 145,2 95,0 67,7 37,8 17,2
5.1.61 5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-3а 129,0 6,5 158,7 152,2 92,5 65,8 29,6 23,2
5.1.61 5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-4а 128,4 5,8 158,3 152,5 87,7 62,7 29,9 24,1
5.1.61 5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-4 129,0 5,9 158,4 152,5 91,7 64,6 29,4 23,5
5.1.61 5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-3 130,0 10,6 160,7 150,2 93,7 65,9 30,7 20,2
5.1.61 5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-2а 128,5 15,0 163,0 147,9 94,2 65,6 34,5 19,5
5.1.61 5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-2 127,9 18,4 164,7 146,3 94,7 68,1 36,8 18,4
5.1.61 5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-1а 128,3 20,2 165,6 145,4 94,9 68,0 37,3 17,2
5.1.61 5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-1 128,4 19,9 165,4 145,6 94,9 68,0 37,0 17,2

5.1.62 5302 Перемоги 5 Прм ТК-1 164,0 12,2 202,6 190,4 94,8 69,1 38,6 26,4
5.1.62 5302 Перемоги 5 Вузол 164,0 12,6 202,8 190,2 94,9 69,1 38,8 26,2

5.1.63 5501 Кільцева дорога 8 БН 163,0 20,0 213,0 193,0 95,0 69,5 50,0 30,0
6.1.1 303 Смирнова-Ласточкіна СЛ 501 139,4 28,9 227,9 199,1 149,9 69,1 88,6 59,7
6.1.1 303 Смирнова-Ласточкіна СЛ 503 158,0 28,5 227,7 199,2 149,6 69,3 69,7 41,2
6.1.1 303 Смирнова-Ласточкіна СЛ 504 159,0 28,1 227,5 199,5 149,1 69,0 68,6 40,5
6.1.1 303 Смирнова-Ласточкіна СЛ 505 125,0 25,0 225,9 200,9 149,6 69,8 100,9 75,9
6.1.1 303 Смирнова-Ласточкіна Вузол 158,2 27,5 227,2 199,7 149,4 69,7 69,0 41,5
6.1.1 303 Смирнова-Ласточкіна Вузол 164,4 27,6 227,3 199,7 148,6 69,2 62,9 35,3
6.1.1 303 Смирнова-Ласточкіна СЛ 502 152,7 28,7 227,8 199,1 149,7 69,2 75,1 46,4
6.1.1 303 Смирнова-Ласточкіна Вузол 139,0 28,9 227,9 199,1 149,9 69,4 88,9 60,1
6.1.4 4219 НовоВокзальна 19/21 НВ КК БН 127,3 11,6 176,2 164,7 95,0 69,9 48,9 37,3
6.1.4 4219 НовоВокзальна 19/21 НВ ТК 1 126,7 9,5 175,2 165,7 95,0 69,9 48,5 38,9

6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-101/1 161,4 34,4 242,7 208,3 149,9 69,5 81,3 46,9
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-108 176,3 29,1 239,9 210,9 148,9 69,1 63,6 34,6
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-109 174,2 27,8 239,3 211,5 148,6 69,2 65,1 37,2
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-106 175,5 30,7 240,8 210,1 149,1 69,0 65,3 34,7
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-105а 175,7 30,9 240,9 210,0 149,2 69,0 65,1 34,2
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-101 162,6 34,5 242,7 208,2 150,0 69,1 80,2 45,7
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-102 165,0 34,5 242,7 208,3 149,9 68,8 77,7 43,2
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-103 166,8 34,4 242,7 208,3 149,9 68,8 75,8 41,5
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-104 168,0 34,2 242,6 208,4 149,8 68,9 74,6 40,4
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-104/1 168,5 33,9 242,4 208,5 149,6 68,8 73,9 40,1
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-105 168,6 32,2 241,6 209,3 149,4 68,9 73,0 40,8
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-101/5 155,0 32,7 241,8 209,1 149,4 69,5 86,8 54,1
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-101/4 155,2 32,8 241,9 209,1 149,5 69,4 86,7 53,9
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-101/2 157,5 33,4 242,2 208,8 149,8 69,6 84,6 51,2
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-101/6 156,2 32,1 241,5 209,4 149,1 69,6 85,4 53,2
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-101/3 156,0 33,1 242,0 208,9 149,6 69,4 86,0 52,9
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-110 171,0 27,0 238,9 211,9 148,5 69,3 67,9 40,9
6.1.6 7202 Нагірна 22 ТК-107 176,0 29,5 240,1 210,7 149,0 69,0 64,2 34,7

6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 204 168,6 31,9 242,3 210,4 149,2 69,0 73,7 41,8
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 203 169,4 32,5 242,6 210,1 149,3 69,2 73,2 40,8
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг БН ЦТП 170,3 33,9 243,4 209,4 149,3 69,7 73,0 39,1
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 204/1 167,0 30,4 241,5 211,1 149,0 69,2 74,5 44,1
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг Багговут,36А 151,0 40,9 247,0 206,0 150,0 69,3 96,0 55,0
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг БНЦТП Т20а 160,9 29,6 241,1 211,5 148,5 69,3 80,2 50,6
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 206 164,4 29,8 241,2 211,4 148,7 69,2 76,9 47,0
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 207 163,0 29,6 241,1 211,5 148,5 69,2 78,1 48,5
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 205/1 164,1 29,9 241,3 211,4 148,8 69,1 77,2 47,3
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 205 165,7 30,1 241,4 211,3 148,9 69,2 75,7 45,6
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 108 167,7 35,0 243,9 208,9 149,6 69,3 76,2 41,2
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 107 168,8 35,1 243,9 208,9 149,6 69,3 75,1 40,0
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 104/1 169,9 37,3 245,1 207,8 149,8 69,2 75,2 38,0
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 111 165,4 33,9 243,3 209,4 149,1 69,4 78,0 44,0
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 112 168,0 32,8 242,8 210,0 148,9 69,5 74,7 41,9
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 109 164,7 34,3 243,6 209,2 149,2 69,4 78,8 44,5
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 110 165,0 34,3 243,5 209,2 149,2 69,4 78,5 44,2
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 201 168,9 34,3 243,5 209,3 149,5 69,3 74,7 40,4
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 202 170,0 34,0 243,4 209,4 149,4 69,1 73,4 39,4
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 108/1а 165,6 34,5 243,6 209,2 149,4 69,3 78,1 43,6
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 103 166,7 38,6 245,8 207,1 149,8 69,4 79,1 40,5
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 101 151,4 40,6 246,8 206,2 150,0 69,3 95,4 54,8
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 102 164,2 39,3 246,1 206,8 149,9 69,4 81,9 42,6
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 104 168,7 37,5 245,2 207,7 149,8 69,4 76,5 39,1
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг ЦТПТ23/25а 168,4 32,4 242,6 210,2 149,2 69,6 74,2 41,8
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 108/1 169,8 34,6 243,7 209,1 149,4 69,4 73,9 39,3
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 105/1 170,9 36,6 244,7 208,1 149,7 69,2 73,8 37,2
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6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 105 170,7 36,8 244,8 208,0 149,8 69,2 74,1 37,3
6.1.7 7203 Багговутівська 36а Бгг 106 170,9 36,1 244,5 208,4 149,7 69,3 73,6 37,5
6.1.8 7204 Половецька 14/16 Плв 1 161,7 19,8 220,9 201,1 95,0 69,8 59,2 39,4
6.1.8 7204 Половецька 14/16 Плв По 14 БН 166,8 18,5 220,3 201,7 94,9 69,8 53,5 34,9
6.1.8 7204 Половецька 14/16 Вузол 153,0 20,0 221,0 201,0 95,0 69,8 68,0 48,0
6.1.8 7204 Половецька 14/16 Плв По 7/13 171,6 13,2 217,6 204,4 94,7 69,7 46,0 32,7

6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр 9 143,5 9,8 201,8 192,1 94,5 69,0 58,3 48,5
6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр 7 146,4 11,3 202,6 191,3 94,8 69,0 56,3 45,0
6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр 8 144,2 11,0 202,5 191,5 94,6 69,0 58,3 47,3
6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр 10 143,0 9,4 201,6 192,3 94,1 69,0 58,6 49,3
6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр 1 153,0 19,8 206,9 187,1 94,9 69,9 53,9 34,1
6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр 2 140,0 19,1 206,5 187,5 94,6 69,4 66,5 47,5
6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр 6 145,5 17,4 205,7 188,3 94,9 69,1 60,2 42,8
6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр 12 143,0 17,0 205,5 188,5 94,3 69,4 62,5 45,5
6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр КК БН 148,3 19,9 206,9 187,1 95,0 69,3 58,6 38,8
6.1.9 7205 Татарська 6 Ттр 11 142,9 9,3 201,6 192,3 93,9 68,9 58,8 49,4

6.1.10 7206 Овруцька 23 Овр Овр23 БН 178,0 25,0 238,0 213,0 95,0 68,3 60,0 35,0
6.1.10 7206 Овруцька 23 Овр 1 178,0 25,0 238,0 213,0 95,0 67,5 60,0 35,0
6.1.10 7206 Овруцька 23 Овр 5 173,0 24,6 237,8 213,2 89,6 65,6 64,8 40,2
6.1.10 7206 Овруцька 23 Овр 4 173,9 24,8 237,9 213,1 90,2 65,3 64,0 39,3
6.1.10 7206 Овруцька 23 Овр 3 177,0 24,8 237,9 213,1 91,2 64,5 60,9 36,1
6.1.10 7206 Овруцька 23 Овр т.А 177,9 22,7 236,8 214,1 94,5 69,1 58,9 36,2
6.1.10 7206 Овруцька 23 Овр 2 177,8 22,7 236,8 214,1 94,4 69,3 59,0 36,3
6.1.10 7206 Овруцька 23 Овр т.В 178,0 22,0 236,5 214,5 94,2 69,3 58,5 36,5
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг КК БН 164,5 24,7 227,8 203,2 95,0 69,7 63,3 38,6
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг тк 8 157,0 19,8 225,4 205,6 94,6 69,4 68,4 48,6
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг тк 9 154,6 18,5 224,7 206,2 94,4 69,5 70,2 51,6
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг тк 3 160,1 19,8 225,4 205,6 94,8 69,8 65,2 45,4
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг тк 7 155,4 21,0 226,0 205,0 94,7 69,4 70,6 49,6
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг тк 5 163,0 23,3 227,1 203,8 95,0 69,5 64,1 40,8
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг тк 1 163,2 24,2 227,6 203,4 95,0 69,7 64,4 40,2
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг тк 2 164,7 24,1 227,6 203,4 95,0 69,8 62,8 38,7
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг БН Тат 3/2 158,5 21,5 226,3 204,7 94,8 69,8 67,7 46,2
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг тк 4 163,0 23,5 227,3 203,7 95,0 69,6 64,3 40,7
6.1.11 7207 Підгірна 3 Пдг тк 6 159,9 21,7 226,3 204,6 94,8 69,5 66,5 44,7

6.1.12 7208 Білоруська 17б Блр 1 160,1 14,5 214,7 200,3 95,0 69,5 54,7 40,2
6.1.12 7208 Білоруська 17б Вузол 160,0 15,0 215,0 200,0 95,0 69,6 55,0 40,0
6.1.12 7208 Білоруська 17б Блр Білорус 17а 161,5 11,4 213,2 201,8 94,7 69,7 51,7 40,3
6.1.12 7208 Білоруська 17б Блр 2 160,0 13,4 214,2 200,8 94,9 69,4 54,2 40,8
6.1.12 7208 Білоруська 17б Блр 3 159,2 12,8 213,9 201,1 94,6 68,8 54,7 41,9
6.1.12 7208 Білоруська 17б Блр 4 156,5 11,7 213,3 201,6 94,0 69,1 56,8 45,1
6.1.12 7208 Білоруська 17б Блр 5 160,4 13,8 214,4 200,6 94,9 69,7 54,0 40,2

6.1.13 7209 Мельникова 45/49 Млн 4 156,0 14,7 221,8 207,2 94,7 69,6 65,8 51,2
6.1.13 7209 Мельникова 45/49 Млн КК БН 158,4 17,0 223,0 206,0 95,0 69,8 64,7 47,7
6.1.13 7209 Мельникова 45/49 Млн 1 158,6 16,3 222,7 206,3 95,0 69,7 64,0 47,7
6.1.13 7209 Мельникова 45/49 Млн 2 158,9 14,3 221,7 207,3 94,9 69,9 62,7 48,4
6.1.13 7209 Мельникова 45/49 Млн 3 158,0 15,6 222,3 206,7 95,0 69,7 64,3 48,7
6.1.13 7209 Мельникова 45/49 Млн 5 151,8 11,7 220,3 208,6 94,6 69,6 68,6 56,8

6.1.14 7210 Печенізька 4/12 Пчн 108/1а 165,5 10,1 223,0 212,9 94,9 69,8 57,5 47,4
6.1.14 7210 Печенізька 4/12 Пчн 3 164,6 9,3 222,6 213,3 94,8 69,8 58,0 48,7
6.1.14 7210 Печенізька 4/12 Пчн 1 167,9 19,4 227,7 208,3 95,0 69,8 59,8 40,4
6.1.14 7210 Печенізька 4/12 Вузол 166,3 10,7 223,3 212,6 94,9 69,8 57,0 46,3

6.1.15 7213 Мануїльського 29 Мнл 4 164,4 16,4 214,2 197,8 94,3 69,2 49,8 33,4
6.1.15 7213 Мануїльського 29 Мнл 1/1 160,6 18,5 215,3 196,7 94,7 69,0 54,7 36,2
6.1.15 7213 Мануїльського 29 Мнл 1 160,5 19,2 215,6 196,4 94,9 69,3 55,1 35,9
6.1.15 7213 Мануїльського 29 Мнл БН 161,2 20,0 216,0 196,0 95,0 69,3 54,8 34,8
6.1.15 7213 Мануїльського 29 Мнл 2 164,7 17,6 214,8 197,2 94,5 69,1 50,1 32,5
6.1.15 7213 Мануїльського 29 Мнл 3 164,4 17,2 214,6 197,4 94,4 69,2 50,1 33,0

6.1.18 7305 Кудрявська 16 Вузол 171,3 11,5 203,2 191,8 94,9 70,0 31,9 20,5
6.1.19 7306 Кудрявська 12 Кд1 1 174,1 16,8 210,9 194,1 92,0 66,3 36,8 20,0
6.1.19 7306 Кудрявська 12 Вузол 173,8 16,8 210,9 194,1 95,0 69,5 37,1 20,3
6.1.19 7306 Кудрявська 12 Кд1 Кудрявс 12 174,0 16,7 210,9 194,1 94,9 69,7 36,9 20,1

6.1.20 7308 Володимирська20/1 Влд ККБН 185,3 14,8 230,9 216,1 95,0 69,7 45,6 30,8
6.1.20 7308 Володимирська20/1 Влд Волод20-1а 184,0 10,6 228,8 218,2 94,8 69,5 44,8 34,2

6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 701 111,6 29,8 172,9 143,1 150,0 69,3 61,3 31,5
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 702 111,5 29,7 172,9 143,1 150,0 69,6 61,3 31,6
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 703 111,1 29,1 172,6 143,4 149,9 69,6 61,5 32,4
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 704 111,1 29,1 172,5 143,4 149,9 69,6 61,4 32,4
6.1.22 3101 Попова 4 Вузол 111,7 30,0 173,0 143,0 150,0 69,3 61,3 31,3
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 903 113,6 28,3 172,1 143,8 149,3 69,6 58,5 30,2
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 902 113,8 28,4 172,2 143,8 149,6 69,6 58,4 30,0
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 903-1 113,0 28,3 172,1 143,8 149,2 69,6 59,1 30,8
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 705 110,9 29,1 172,5 143,5 149,8 69,4 61,6 32,5
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 801-1 112,9 28,9 172,4 143,6 149,8 69,6 59,5 30,6
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 816 115,7 27,8 171,9 144,1 148,3 68,5 56,2 28,4
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 810 112,9 27,9 171,9 144,0 148,3 69,2 59,0 31,1
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 809 112,4 27,9 171,9 144,0 148,7 69,0 59,5 31,7
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 808 112,7 27,9 171,9 144,0 149,1 68,9 59,2 31,4
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 806 112,7 27,9 171,9 144,0 149,4 68,4 59,3 31,4
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 805 112,0 28,1 172,0 143,9 149,6 68,6 60,0 31,9
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 804 112,0 28,3 172,1 143,8 149,6 68,6 60,1 31,8
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 803 112,0 28,7 172,3 143,6 149,8 68,5 60,3 31,6
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 706 110,1 28,7 172,3 143,7 149,7 69,5 62,2 33,6
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 707 110,0 28,5 172,2 143,7 149,2 69,6 62,2 33,7
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 706-1 109,8 24,1 169,9 145,9 149,3 69,7 60,2 36,1
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв БН12 111,0 28,8 172,4 143,6 149,7 69,8 61,4 32,6
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 801 111,9 29,2 172,6 143,4 149,9 69,1 60,7 31,5
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 813 113,6 27,9 171,9 144,0 149,2 68,3 58,3 30,5
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 807 112,7 27,9 171,9 144,0 149,2 68,8 59,2 31,3
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 818 117,1 27,8 171,9 144,1 147,6 68,8 54,7 27,0
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 817 116,5 27,8 171,9 144,1 147,8 68,7 55,4 27,6
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 802 111,8 29,0 172,5 143,5 149,9 68,5 60,7 31,7
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 815-1 116,3 27,3 171,6 144,3 147,6 68,9 55,3 28,0
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 814 114,2 27,9 171,9 144,0 149,1 68,4 57,7 29,8
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 901 113,0 28,8 172,4 143,6 149,8 69,6 59,4 30,6
6.1.22 3101 Попова 4 Ппв 815 115,1 27,8 171,9 144,1 148,8 68,3 56,7 28,9
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6.1.22 3101 Попова 4 Ппв БН2 110,2 28,4 172,2 143,8 149,4 69,6 62,0 33,6
6.1.23 3102 Вишгородська М23 311 108,0 26,0 165,9 139,9 149,3 68,4 57,9 31,9
6.1.23 3102 Вишгородська М23 310 107,8 26,8 166,3 139,6 149,5 68,5 58,5 31,8
6.1.23 3102 Вишгородська М23 314 108,5 25,5 165,7 140,2 149,2 68,4 57,2 31,7
6.1.23 3102 Вишгородська М23 312 107,9 25,9 165,9 140,0 149,3 68,4 58,0 32,1
6.1.23 3102 Вишгородська М23 313 107,8 25,8 165,8 140,0 149,3 68,4 58,0 32,2
6.1.23 3102 Вишгородська М23 315 109,3 25,3 165,6 140,2 149,1 68,1 56,3 31,0
6.1.23 3102 Вишгородська М23 308 108,3 27,8 166,8 139,1 149,6 68,5 58,6 30,8
6.1.23 3102 Вишгородська М23 301 108,7 30,0 168,0 138,0 150,0 68,3 59,2 29,3
6.1.23 3102 Вишгородська Ппв 321а вишг 111,6 24,1 165,0 140,8 147,8 68,1 53,4 29,3
6.1.23 3102 Вишгородська М23 321 110,8 24,2 165,0 140,8 147,9 68,0 54,2 30,0
6.1.23 3102 Вишгородська М23 404-8 108,4 24,2 165,0 140,8 147,5 68,5 56,6 32,3
6.1.23 3102 Вишгородська М23 404-7 108,0 24,2 165,0 140,8 147,2 68,6 57,0 32,8
6.1.23 3102 Вишгородська М23 318-2 112,1 24,6 165,2 140,6 148,3 68,0 53,1 28,5
6.1.23 3102 Вишгородська М23 317-1 109,6 25,0 165,4 140,4 148,8 68,2 55,8 30,8
6.1.23 3102 Вишгородська М23 318-1 111,0 24,9 165,3 140,5 148,5 67,9 54,4 29,5
6.1.23 3102 Вишгородська М23 320 109,9 24,2 165,0 140,8 148,0 68,0 55,1 30,9
6.1.23 3102 Вишгородська М23 404-9 108,7 24,3 165,0 140,8 147,7 68,4 56,4 32,1
6.1.23 3102 Вишгородська М23 ЦТП2 108,3 21,3 163,5 142,2 148,8 69,4 55,2 33,9
6.1.23 3102 Вишгородська М23 316 109,8 25,1 165,5 140,3 148,9 68,2 55,7 30,6
6.1.23 3102 Вишгородська М23 314-1 108,5 22,7 164,3 141,5 149,0 69,3 55,8 33,0
6.1.23 3102 Вишгородська М23 131 108,3 26,3 166,1 139,8 149,4 68,4 57,8 31,5
6.1.23 3102 Вишгородська М23 323-1 109,9 24,0 164,9 140,9 146,5 66,4 55,0 31,0
6.1.23 3102 Вишгородська М23 323 110,0 24,1 164,9 140,9 146,9 66,2 54,9 30,9
6.1.23 3102 Вишгородська М23 322 110,0 24,1 164,9 140,9 147,6 68,2 55,0 30,9
6.1.23 3102 Вишгородська М23 317 110,0 25,1 165,4 140,4 148,9 68,2 55,4 30,4
6.1.23 3102 Вишгородська М23 302 109,8 29,8 167,9 138,1 149,9 68,4 58,1 28,3
6.1.23 3102 Вишгородська М23 323-2 109,4 24,0 164,9 140,9 145,9 66,7 55,5 31,4
6.1.23 3102 Вишгородська М23 323-3 108,0 24,0 164,9 140,9 144,4 67,3 56,9 32,9
6.1.23 3102 Вишгородська М23 8363009 108,7 25,5 165,7 140,2 149,1 69,3 56,9 31,5
6.1.23 3102 Вишгородська М23 303 109,6 29,7 167,9 138,1 149,9 68,4 58,3 28,5
6.1.23 3102 Вишгородська М23 305 108,8 28,8 167,4 138,6 149,8 68,4 58,6 29,8
6.1.23 3102 Вишгородська М23 306 108,1 28,1 167,0 138,9 149,7 68,5 58,9 30,8
6.1.23 3102 Вишгородська М23 307 108,0 28,0 167,0 139,0 149,7 68,5 59,0 31,0
6.1.23 3102 Вишгородська М23 132 108,6 24,1 165,0 140,8 149,1 69,2 56,4 32,2
6.1.23 3102 Вишгородська М23 309 108,0 27,1 166,5 139,4 149,5 68,5 58,5 31,4
6.1.23 3102 Вишгородська М23 319 109,9 24,3 165,0 140,8 148,1 68,1 55,2 30,9

6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 8393034 125,4 43,8 193,4 149,6 104,6 68,8 68,0 24,2
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 8393002 125,8 43,8 193,4 149,6 104,6 68,8 67,6 23,8
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Вузол 122,1 37,4 190,2 152,7 103,7 67,3 68,1 30,7
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 12 125,0 37,2 190,0 152,9 103,1 67,5 65,0 27,9
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 25 129,4 36,8 189,9 153,0 102,6 68,2 60,5 23,7
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 18 130,2 36,0 189,4 153,4 102,3 68,0 59,3 23,3
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 16-1 131,8 36,3 189,6 153,3 98,3 64,8 57,7 21,5
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 16 129,5 37,2 190,0 152,9 99,7 64,2 60,6 23,4
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 15 128,5 37,2 190,0 152,9 100,5 63,9 61,5 24,3
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 14 127,3 37,2 190,0 152,9 101,4 63,6 62,7 25,5
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 13 125,4 37,2 190,0 152,9 102,8 65,2 64,6 27,4
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 22 127,5 36,9 189,9 153,0 103,0 68,1 62,4 25,6
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 11 124,6 37,2 190,1 152,8 103,2 67,5 65,5 28,3
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 32 123,1 37,3 190,1 152,8 103,4 67,5 67,0 29,7
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 43 123,6 37,3 190,1 152,8 103,3 67,5 66,5 29,2
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 27 127,9 37,1 190,0 152,9 102,1 67,4 62,1 24,9
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 30 124,1 37,3 190,1 152,8 103,2 67,0 66,0 28,8
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 29 124,5 37,3 190,1 152,8 102,8 64,8 65,6 28,4
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 1 120,9 38,2 190,6 152,3 104,0 67,6 69,7 31,4
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 38 127,8 37,3 190,1 152,8 100,7 66,5 62,3 25,0
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 9 123,6 37,3 190,1 152,8 103,3 67,5 66,5 29,2
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 6 122,0 37,4 190,2 152,7 103,7 67,3 68,2 30,8
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 4 121,6 37,6 190,3 152,6 103,8 67,5 68,7 31,1
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 2 121,5 37,7 190,3 152,6 103,8 67,4 68,8 31,1
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 40 126,5 37,3 190,1 152,8 102,5 67,5 63,6 26,3
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 44 124,6 37,3 190,1 152,8 103,0 66,9 65,5 28,2
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 23 126,5 43,7 193,3 149,7 104,6 68,8 66,8 23,2
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп 20 127,0 43,5 193,2 149,7 104,6 67,3 66,2 22,7
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп БН2 125,6 37,2 190,1 152,8 102,9 68,4 64,5 27,2
6.1.24 3105 Дніпроводська 1а Днп Дніпровод, 10 121,0 38,1 190,5 152,4 103,9 67,6 69,5 31,4

6.1.25 3201 Макіївська 4 Мкв 7А (323/6) 107,6 16,4 158,2 141,8 94,5 69,4 50,6 34,2
6.1.25 3201 Макіївська 4 Мкв 5 108,6 17,3 158,7 141,3 94,8 69,3 50,1 32,8
6.1.25 3201 Макіївська 4 Мкв 4 108,8 17,7 158,8 141,2 94,9 69,5 50,0 32,4
6.1.25 3201 Макіївська 4 Мкв 6 108,1 17,0 158,5 141,5 94,7 69,4 50,4 33,3
6.1.25 3201 Макіївська 4 Мкв 7 107,9 16,6 158,3 141,7 94,6 69,4 50,4 33,8
6.1.25 3201 Макіївська 4 Мкв 9 107,0 15,9 157,9 142,0 94,2 69,4 50,9 35,0
6.1.25 3201 Макіївська 4 Вузол 107,3 16,3 158,1 141,8 94,3 69,3 50,9 34,5
6.1.25 3201 Макіївська 4 Мкв 107,0 16,1 158,1 141,9 94,3 69,4 51,0 34,9
6.1.25 3201 Макіївська 4 Мкв 1 110,4 19,6 159,8 140,2 95,0 69,5 49,4 29,8
6.1.25 3201 Макіївська 4 Мкв 3 109,3 18,2 159,1 140,9 94,9 69,5 49,9 31,6

6.1.26 3202 Кондратюка 8 Кнд 103 (ВТ-3) 107,1 16,1 161,4 145,3 149,6 68,7 54,3 38,2
6.1.26 3202 Кондратюка 8 Кнд104 (ВТ-4) 107,5 16,1 161,4 145,3 149,5 68,8 53,8 37,8
6.1.26 3202 Кондратюка 8 Кнд 101 (ВТ-1) 105,7 17,1 161,9 144,8 149,9 69,1 56,2 39,1
6.1.26 3202 Кондратюка 8 Кнд 102 (ВТ-2) 106,3 16,2 161,4 145,3 149,7 69,2 55,1 39,0
6.1.26 3202 Кондратюка 8 Кнд105 (ВТ-5) 107,8 16,0 161,3 145,4 149,4 68,8 53,5 37,6
6.1.26 3202 Кондратюка 8 Кнд106 (ВТ-6) 109,2 15,1 160,9 145,8 148,8 69,0 51,7 36,6
6.1.26 3202 Кондратюка 8 Кнд107 (ВТ-7) 110,3 14,4 160,5 146,1 148,4 69,2 50,2 35,9
6.1.26 3202 Кондратюка 8 Вузол 105,8 17,3 162,0 144,7 150,0 69,1 56,2 38,9
6.1.26 3202 Кондратюка 8 Вузол 106,0 23,7 165,3 141,6 150,0 69,1 59,3 35,6
6.1.27 3205 Білицька 14 Бл1 1 153,0 13,8 191,9 178,1 94,9 69,4 38,9 25,1
6.1.27 3205 Білицька 14 Вузол 152,7 14,0 192,0 178,0 95,0 69,6 39,3 25,3

6.1.28 3208 Автозаводська 68 Вузол 105,7 10,9 133,0 122,0 95,0 69,5 27,2 16,3
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 104 100,5 27,9 154,9 127,1 146,3 60,7 54,4 26,6
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 105 100,5 27,9 154,9 127,1 145,8 60,9 54,5 26,6
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 106 100,3 27,9 154,9 127,1 144,8 61,4 54,6 26,8
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 201 100,0 27,9 154,9 127,1 135,7 33,9 54,9 27,1
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 202 100,0 27,9 154,9 127,1 117,2 41,5 54,9 27,1
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 301 100,0 24,8 153,4 128,5 148,1 67,7 53,4 28,5
6.1.29 3211 Урочище Оболонь Вузол 100,7 22,7 152,3 129,6 148,7 69,4 51,5 28,9
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6.1.29 3211 Урочище Оболонь Вузол 101,0 24,3 153,1 128,8 148,1 66,1 52,1 27,8
6.1.29 3211 Урочище Оболонь Вузол 101,0 24,3 153,1 128,8 149,2 69,0 52,1 27,8
6.1.29 3211 Урочище Оболонь Вузол 100,0 27,9 154,9 127,1 150,0 69,1 54,9 27,1
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 302 100,0 24,8 153,4 128,5 147,5 68,0 53,4 28,5
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 402 100,0 26,3 154,1 127,8 149,7 68,9 54,1 27,8
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 401 100,0 27,6 154,8 127,2 149,9 68,8 54,8 27,2
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 101 100,0 27,9 154,9 127,1 149,9 64,8 54,9 27,1
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 102 100,0 27,9 154,9 127,1 149,7 62,1 54,9 27,1
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 8503009 100,1 27,8 154,9 127,1 123,9 57,4 54,8 27,0
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 8503015-19 100,5 22,7 152,3 129,6 148,7 69,4 51,7 29,0
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 8503011 100,5 24,8 153,3 128,6 149,4 69,1 52,8 28,0
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 8503013 100,0 27,9 154,9 127,1 111,4 44,0 54,9 27,1
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 8503014 100,0 24,8 153,3 128,6 146,6 68,4 53,3 28,6
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 8503010 100,0 27,8 154,9 127,1 148,4 67,7 54,9 27,1
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 8503002,03 100,4 27,8 154,9 127,1 135,7 63,1 54,6 26,7
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 103 100,1 27,9 154,9 127,1 148,0 62,8 54,9 27,0
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 107 100,2 27,9 154,9 127,1 142,6 61,3 54,8 26,9
6.1.29 3211 Урочище Оболонь УОб 108 100,4 27,8 154,9 127,1 138,5 61,1 54,6 26,7

6.1.30 3212 Білицька 55 Бл3 КК БН 162,0 25,0 212,0 187,0 95,0 67,9 50,0 25,0
6.1.30 3212 Білицька 55 Бл3 7 160,9 22,3 210,6 188,3 94,2 68,2 49,7 27,4
6.1.30 3212 Білицька 55 Бл3 9 160,0 19,3 209,1 189,8 92,8 67,0 49,1 29,8
6.1.30 3212 Білицька 55 Бл3 6/1 159,7 24,8 211,9 187,1 94,6 68,0 52,2 27,4
6.1.30 3212 Білицька 55 Бл3 8 159,3 20,3 209,7 189,3 93,8 68,4 50,3 30,0
6.1.30 3212 Білицька 55 Бл3 10 159,5 18,9 208,9 190,0 92,4 67,2 49,4 30,5

6.1.31 3214 Білицька 38б Бл2 4 148,6 23,8 202,4 178,6 94,6 69,5 53,8 30,0
6.1.31 3214 Білицька 38б Вузол 149,9 24,7 202,9 178,1 94,7 69,6 53,0 28,2
6.1.31 3214 Білицька 38б Бл2 2 149,1 24,9 202,9 178,1 94,8 69,5 53,9 29,0
6.1.31 3214 Білицька 38б Вузол 148,3 25,0 203,0 178,0 95,0 69,6 54,6 29,7

6.1.32 3215 В. Мостицька 6 Вузол 121,5 16,9 169,9 153,1 94,9 69,5 48,4 31,5
6.1.32 3215 В. Мостицька 6 Вузол 119,2 16,9 170,0 153,0 94,8 69,1 50,8 33,9
6.1.32 3215 В. Мостицька 6 Вузол 121,1 17,0 170,0 153,0 95,0 69,4 48,9 31,9
6.1.32 3215 В. Мостицька 6 Вузол 117,0 16,7 169,8 153,2 94,2 69,4 52,8 36,2
6.1.32 3215 В. Мостицька 6 Вузол 118,5 16,7 169,8 153,2 94,2 69,4 51,4 34,7

6.1.34 7101 Лук’янівська М23 108 148,6 33,9 221,4 187,5 149,6 69,2 72,8 38,9
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 115 145,9 12,4 210,4 197,9 149,3 69,5 64,5 52,1
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 213а 158,0 33,3 221,1 187,8 142,6 65,8 63,1 29,8
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 213 157,0 33,5 221,2 187,7 142,9 65,7 64,2 30,7
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 204 161,6 33,8 221,4 187,6 148,6 67,6 59,8 26,0
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 ТК 148,2 33,7 221,3 187,7 149,6 69,5 73,1 39,4
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 101 128,0 35,0 222,0 187,0 149,9 68,4 94,0 59,1
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 212 158,3 33,5 221,2 187,7 143,7 65,3 62,9 29,4
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 102 143,3 35,0 222,0 187,0 149,8 68,5 78,7 43,8
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 103 136,0 34,8 221,9 187,1 149,8 68,5 85,9 51,1
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 СЕВС 148,4 32,7 220,8 188,1 149,5 69,5 72,4 39,7
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 208 157,5 33,6 221,3 187,7 145,9 64,3 63,8 30,2
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 9347035 163,0 32,9 220,9 188,0 141,9 66,1 57,9 25,0
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 211 157,0 33,5 221,2 187,7 144,0 65,2 64,3 30,7
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 210 156,3 33,6 221,3 187,7 144,8 64,8 65,0 31,4
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 9347006 129,8 33,6 221,3 187,7 147,3 68,7 91,4 57,9
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 210а 154,9 33,6 221,3 187,7 144,5 65,0 66,3 32,8
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 207 154,8 33,6 221,3 187,7 147,5 63,7 66,5 32,9
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 209 153,8 33,6 221,3 187,7 145,2 64,7 67,5 33,9
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 206 155,6 33,6 221,3 187,7 148,3 67,7 65,6 32,0
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 109 147,9 31,3 220,1 188,8 149,5 69,5 72,2 40,9
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 113 147,4 24,4 216,5 192,1 149,4 69,4 69,2 44,8
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 116 149,5 -0,7 203,6 204,3 149,1 69,6 54,1 54,8
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 104 146,0 34,6 221,8 187,2 149,7 68,5 75,8 41,2
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 201 156,2 34,2 221,6 187,4 149,3 67,3 65,4 31,2
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 203 165,6 33,9 221,4 187,6 148,7 67,6 55,8 21,9
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 106 148,7 34,4 221,7 187,3 149,7 69,2 73,0 38,6
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 107 149,0 34,3 221,6 187,3 149,6 69,2 72,6 38,3
6.1.34 7101 Лук’янівська М23 105 148,2 34,5 221,7 187,3 149,7 68,5 73,6 39,1
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 14 106,9 13,7 131,4 117,6 88,5 65,0 24,5 10,7
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 26а 107,5 14,9 132,0 117,0 75,4 51,1 24,5 9,5
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 27 107,9 14,7 131,8 117,2 72,4 52,3 24,0 9,3
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 8 106,4 14,8 131,9 117,1 93,4 63,9 25,5 10,7
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 4 107,0 14,9 131,9 117,1 94,0 63,6 24,9 10,1
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 7 106,7 14,9 131,9 117,1 93,6 63,8 25,2 10,3
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 9 107,0 14,6 131,8 117,2 91,9 64,5 24,8 10,2
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 10 107,0 14,1 131,5 117,5 91,4 66,5 24,5 10,5
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 11 106,6 14,5 131,8 117,2 90,8 63,8 25,1 10,6
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 12 107,3 14,5 131,7 117,3 89,2 63,6 24,5 10,0
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 13 106,2 14,5 131,7 117,3 89,2 64,7 25,5 11,0
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 19 107,6 14,3 131,7 117,3 92,6 67,9 24,0 9,7
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 23 108,0 14,9 132,0 117,0 91,2 58,6 24,0 9,0
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 18 108,0 14,9 132,0 117,0 93,4 65,0 24,0 9,0
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 18а 108,0 14,7 131,8 117,2 92,5 67,9 23,8 9,2
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 20 107,8 14,9 132,0 117,0 93,1 64,0 24,1 9,2
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 16 107,9 15,0 132,0 117,0 94,4 64,7 24,1 9,1
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 22 108,2 14,9 132,0 117,0 91,6 58,4 23,8 8,9
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 1а 107,7 15,0 132,0 117,0 95,0 63,8 24,3 9,3
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 2 107,7 15,0 132,0 117,0 94,8 63,9 24,3 9,3
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 3 107,4 14,9 131,9 117,1 94,4 63,5 24,6 9,7
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 25 108,0 14,9 132,0 117,0 88,5 57,0 24,0 9,1
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 26 107,6 14,9 132,0 117,0 81,6 48,5 24,3 9,4
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 24 108,1 14,9 132,0 117,0 90,7 58,8 23,8 8,9
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 21 108,0 14,9 132,0 117,0 92,6 62,6 24,0 9,1
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 1 107,8 15,0 132,0 117,0 95,0 63,9 24,2 9,2
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 17 107,7 14,9 132,0 117,0 93,1 68,2 24,3 9,3
6.1.35 8205 Радистів 66 РД2 8а 106,6 14,7 131,9 117,1 92,8 64,1 25,3 10,6
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 14 106,8 18,0 134,5 116,5 92,9 67,4 27,7 9,7
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 15 106,7 18,0 134,5 116,5 93,6 68,0 27,8 9,7
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 17 107,3 18,5 134,7 116,2 94,5 68,3 27,4 8,9
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 18 107,4 18,6 134,8 116,2 94,6 68,7 27,4 8,8
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 16 107,1 18,4 134,7 116,3 94,2 67,7 27,6 9,2
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 23 107,3 17,9 134,5 116,5 94,5 69,0 27,1 9,2
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6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 24 107,3 17,8 134,4 116,6 94,4 69,0 27,1 9,3
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 25 107,3 17,5 134,3 116,7 94,3 69,0 27,0 9,5
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 5/1 108,0 18,8 134,9 116,1 94,8 68,6 26,9 8,1
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 1 108,0 18,8 134,9 116,1 94,9 68,5 26,9 8,1
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 10 107,8 17,8 134,4 116,6 92,2 67,7 26,6 8,8
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 7 107,9 18,5 134,8 116,2 94,3 67,8 26,9 8,4
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 6 108,0 18,6 134,8 116,2 94,7 68,3 26,8 8,2
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 5 108,0 18,8 134,9 116,1 94,9 68,5 26,9 8,1
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 2 108,0 18,8 134,9 116,1 94,0 68,3 26,9 8,1
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 3 108,0 18,8 134,9 116,1 93,4 68,6 26,9 8,1
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 9 107,7 18,1 134,6 116,4 93,2 67,3 26,8 8,7
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 13 106,8 17,7 134,4 116,6 92,2 67,7 27,6 9,8
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 5/2 107,5 18,6 134,8 116,2 94,6 68,7 27,3 8,7
6.1.36 8206 Радистів 44 Рд1 8 107,6 18,2 134,6 116,4 93,8 68,0 27,0 8,8

6.1.37 8207 Радосинська 2a Лнн КК БН 100,0 10,0 115,0 105,0 95,0 69,8 15,0 5,0
6.1.39 8301 Броварський 93 Брв 1 110,4 14,6 150,8 136,2 94,3 68,7 40,4 25,8
6.1.39 8301 Броварський 93 Брв пд1 111,0 14,9 151,0 136,0 94,7 68,5 40,0 25,1
6.1.39 8301 Броварський 93 Брв 2 110,4 14,6 150,8 136,2 94,2 67,5 40,4 25,8
6.1.39 8301 Броварський 93 Брв Бр 93 111,0 15,0 151,0 136,0 95,0 68,8 40,0 25,0

6.1.40 8101 Бортничі БОР 7б 110,0 47,4 184,1 136,7 149,2 67,4 74,1 26,7
6.1.40 8101 Бортничі БОР 7/1 110,0 47,0 183,9 136,9 148,0 67,3 73,9 26,9
6.1.40 8101 Бортничі БОР 8 110,0 47,1 184,0 136,8 149,0 67,2 74,0 26,8
6.1.40 8101 Бортничі БОР 13б 108,0 32,5 176,4 143,9 147,1 66,3 68,4 35,9
6.1.40 8101 Бортничі БОР 9 108,0 46,8 183,8 137,0 148,8 67,3 75,8 29,0
6.1.40 8101 Бортничі БОР 10 110,0 39,2 179,9 140,7 148,4 67,4 69,9 30,7
6.1.40 8101 Бортничі БОР 11 110,0 36,8 178,6 141,8 148,2 67,5 68,6 31,8
6.1.40 8101 Бортничі БОР 16 105,5 34,2 177,3 143,1 146,5 67,2 71,8 37,6
6.1.40 8101 Бортничі БОР 12 107,5 33,2 176,8 143,6 147,8 68,3 69,3 36,1
6.1.40 8101 Бортничі БОР 13 107,6 32,7 176,5 143,8 147,7 68,4 68,9 36,2
6.1.40 8101 Бортничі БОР 13а 106,8 30,7 175,5 144,8 147,3 68,3 68,7 38,0
6.1.40 8101 Бортничі БОР 14 107,3 34,7 177,5 142,8 147,7 66,4 70,2 35,5
6.1.40 8101 Бортничі БОР 15 106,1 34,5 177,4 143,0 147,3 67,9 71,3 36,9
6.1.40 8101 Бортничі БОР 17 105,6 34,2 177,3 143,1 145,8 67,4 71,6 37,5
6.1.40 8101 Бортничі БОР 20 104,9 33,8 177,1 143,3 146,1 66,4 72,2 38,4
6.1.40 8101 Бортничі БОР 11А 108,0 34,9 177,6 142,8 148,1 68,4 69,6 34,8
6.1.40 8101 Бортничі БОР 10/1 108,0 38,4 179,4 141,1 147,1 68,4 71,4 33,1
6.1.40 8101 Бортничі БОР 19 106,0 34,1 177,2 143,1 146,7 65,7 71,2 37,1
6.1.40 8101 Бортничі БОР 23 105,4 34,1 177,2 143,1 140,4 64,9 71,8 37,7
6.1.40 8101 Бортничі БОР 7 110,0 47,8 184,3 136,5 149,3 67,4 74,3 26,5
6.1.40 8101 Бортничі БОР 5 110,5 48,8 184,8 136,0 149,4 67,3 74,3 25,6
6.1.40 8101 Бортничі БОР 7/2 110,0 45,9 183,3 137,4 147,3 67,4 73,3 27,4
6.1.40 8101 Бортничі БОР 22 103,5 33,6 177,0 143,4 140,6 63,6 73,5 39,9
6.1.40 8101 Бортничі БОР Дья 20в 111,0 44,6 182,7 138,1 146,0 68,0 71,7 27,1
6.1.40 8101 Бортничі БОР Дья 14 ЦТП 108,0 32,5 176,4 143,9 147,6 68,4 68,4 35,9
6.1.40 8101 Бортничі БОР Хар 53 сш 108,0 38,2 179,4 141,1 146,9 68,5 71,4 33,1
6.1.40 8101 Бортничі БОР Дья 10 ЦТП 105,6 34,2 177,3 143,1 147,0 68,0 71,7 37,5
6.1.40 8101 Бортничі БОР Хар 47А 110,4 34,7 177,5 142,9 147,8 68,9 67,1 32,4
6.1.40 8101 Бортничі БОР Хар 41 ЦТП 104,3 33,6 177,0 143,4 145,4 67,1 72,7 39,0
6.1.40 8101 Бортничі БОР 4 110,7 49,1 185,0 135,9 149,5 67,3 74,2 25,2
6.1.40 8101 Бортничі БОР 3 110,2 49,5 185,2 135,7 149,5 67,3 75,0 25,5
6.1.40 8101 Бортничі БОР 2 112,5 52,3 186,7 134,3 149,9 67,1 74,1 21,8
6.1.40 8101 Бортничі БОР 7а 110,0 47,8 184,3 136,5 149,3 67,5 74,3 26,5
6.1.40 8101 Бортничі БОР 7б-1 110,0 47,3 184,1 136,8 149,0 69,2 74,1 26,8
6.1.40 8101 Бортничі БОР 1 112,9 53,0 187,0 134,0 150,0 67,1 74,1 21,2

6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 401 98,0 34,3 177,5 143,2 147,6 67,9 79,5 45,2
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 1/2 97,1 37,6 179,2 141,6 149,7 68,5 82,1 44,5
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 1/1 97,0 39,0 179,9 140,9 149,7 68,4 82,9 43,9
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 101 97,1 37,0 178,8 141,9 149,6 68,5 81,8 44,8
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 309 97,8 34,0 177,3 143,3 146,1 67,1 79,5 45,6
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 308 98,0 34,0 177,3 143,3 146,7 66,7 79,4 45,3
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 307 97,9 34,2 177,4 143,2 147,0 66,5 79,6 45,3
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 306 97,7 34,2 177,4 143,2 148,0 67,4 79,7 45,5
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 305А 98,0 34,2 177,4 143,2 143,5 66,3 79,4 45,2
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 305 98,0 34,3 177,5 143,2 145,5 65,4 79,5 45,2
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 302Б 98,0 34,2 177,4 143,2 148,6 68,2 79,4 45,2
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 303 97,8 34,3 177,5 143,2 149,1 67,3 79,7 45,4
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 302А 97,8 34,3 177,5 143,2 149,0 67,3 79,7 45,4
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 101/1 97,0 36,5 178,6 142,1 148,5 67,7 81,6 45,1
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 БН-1 Зд 5Б 98,0 34,6 177,6 143,0 149,5 68,8 79,6 45,0
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 Здол 3а ад 98,0 34,2 177,4 143,2 142,4 66,3 79,4 45,2
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 308А 97,9 34,0 177,3 143,3 146,6 66,7 79,4 45,4
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 302 97,8 34,3 177,5 143,2 149,2 67,3 79,7 45,4
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 303А 98,0 34,1 177,4 143,3 147,3 68,5 79,4 45,3
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 РК 97,4 44,8 182,9 138,1 150,0 68,2 85,5 40,7
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 403 98,0 34,3 177,5 143,2 145,7 67,7 79,5 45,2
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 402 98,0 34,3 177,5 143,2 146,2 67,5 79,5 45,2
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 1 97,7 40,1 180,5 140,4 149,8 68,3 82,8 42,7
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 301 98,0 34,4 177,5 143,1 149,4 67,1 79,5 45,1
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 201 98,5 34,5 177,6 143,1 148,4 67,8 79,1 44,6
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 202 98,6 34,5 177,6 143,1 147,4 67,3 78,9 44,5
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 102 97,8 35,7 178,2 142,5 149,6 68,6 80,4 44,7
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 103 98,0 34,7 177,7 143,0 149,5 68,6 79,7 45,0
6.1.41 8102 Здолбунівська 2 ПЗ1 304 98,0 34,3 177,5 143,2 146,8 64,9 79,5 45,2
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 209 105,5 33,0 172,0 139,0 146,6 66,5 66,5 33,5
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 211 105,3 32,9 171,9 139,0 147,9 66,7 66,6 33,7
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 203 106,0 34,0 172,5 138,5 149,1 66,3 66,5 32,5
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 206 105,8 33,2 172,0 138,9 148,5 66,6 66,3 33,1
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 105/3 102,3 2,6 156,3 153,7 146,0 67,9 54,0 51,4
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 107 102,7 4,5 157,3 152,7 144,5 64,4 54,6 50,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 204 106,1 33,4 172,2 138,8 148,7 66,4 66,1 32,7
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 301/1 107,0 35,0 173,0 138,0 147,7 65,3 66,0 31,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 105 103,6 4,9 157,5 152,5 149,1 64,3 53,9 49,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 105/2 101,4 3,0 156,5 153,5 147,4 67,8 55,0 52,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 201 106,8 34,9 172,9 138,1 149,8 66,0 66,1 31,3
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 108 104,8 4,3 157,1 152,8 141,2 63,6 52,3 48,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 109 106,0 4,2 157,1 152,9 139,4 63,7 51,1 46,9
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6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 214 104,5 32,8 171,9 139,0 145,1 65,3 67,4 34,6
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 216 104,5 32,8 171,9 139,0 143,4 65,8 67,4 34,6
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 301 107,0 35,0 173,0 138,0 148,7 64,8 66,0 31,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 205 106,0 33,3 172,1 138,8 146,6 66,5 66,1 32,8
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 212 104,9 32,9 171,9 139,0 147,3 66,9 67,0 34,1
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 104 104,7 5,0 157,5 152,5 149,6 68,4 52,8 47,9
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 213 104,6 32,8 171,9 139,0 145,9 65,5 67,2 34,4
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 215 104,5 32,8 171,9 139,0 144,8 65,2 67,4 34,6
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 101 107,0 35,0 173,0 138,0 150,0 67,9 66,0 31,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 201/2 105,5 34,5 172,8 138,2 148,5 61,0 67,3 32,8
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 104/2 103,5 4,5 157,2 152,8 148,9 69,3 53,7 49,2
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 104/1 104,2 4,7 157,3 152,7 149,4 67,5 53,1 48,5
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 104/5 105,0 5,0 157,5 152,5 148,9 68,7 52,5 47,5
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 105 103,5 4,5 157,3 152,7 149,1 67,4 53,7 49,2
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз Харченка 23 105,0 7,9 159,0 151,1 149,6 68,4 54,0 46,1
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 207 105,5 33,1 172,0 138,9 146,3 67,9 66,5 33,4
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 201/1 105,6 34,5 172,8 138,2 149,4 66,2 67,2 32,6
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 202 105,9 34,2 172,6 138,4 149,2 66,5 66,7 32,4
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз Геофіз 10 107,0 35,0 173,0 138,0 148,3 65,0 66,0 31,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз КК БН 107,0 35,0 173,0 138,0 150,0 67,9 66,0 31,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз Харченка 29 103,6 3,1 156,5 153,4 147,4 68,8 53,0 49,9
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз БН Харченка 105,0 4,2 157,1 152,9 149,6 69,8 52,1 48,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз Харченка 27 101,9 3,0 156,5 153,5 147,1 68,6 54,6 51,6
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 104/3 104,7 4,5 157,2 152,8 147,8 67,0 52,5 48,1
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 105/1 102,0 3,2 156,6 153,4 148,1 67,8 54,6 51,4
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Вузол 107,0 35,0 173,0 138,0 147,9 65,2 66,0 31,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 102/1 107,0 34,3 172,7 138,3 146,3 65,4 65,7 31,4
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 102 107,0 34,7 172,8 138,1 150,0 68,2 65,8 31,1
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 208 105,5 33,0 172,0 139,0 148,3 66,6 66,5 33,5
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 106 101,4 4,8 157,4 152,6 146,1 65,5 56,0 51,2
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 210 105,4 33,0 172,0 139,0 148,1 66,8 66,5 33,6
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 301/3 106,7 34,9 172,9 138,1 144,6 66,5 66,2 31,4
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 301/4 107,0 34,9 172,9 138,1 143,7 67,0 65,9 31,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 301/2 107,0 34,9 173,0 138,0 145,7 66,1 66,0 31,0
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 103 106,0 33,5 172,2 138,7 149,8 68,3 66,2 32,7
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 104/4 104,4 4,3 157,2 152,8 146,8 67,4 52,8 48,5
6.1.42 8201 Геофізиків 10 Гфз 201/3 105,2 34,5 172,8 138,2 144,9 62,6 67,5 33,0

6.1.43 8202 селище "Рибне" ТК3 112,3 12,6 132,3 119,7 94,4 69,5 20,0 7,3
6.1.43 8202 селище "Рибне" Вузол 112,9 13,1 132,6 119,4 94,8 69,8 19,7 6,6
6.1.43 8202 селище "Рибне" ТК1 113,0 13,2 132,6 119,4 95,0 69,5 19,6 6,4
6.1.43 8202 селище "Рибне" ТК2 111,3 12,7 132,4 119,6 94,7 69,5 21,1 8,3
6.1.45 8209 Горлівська 220 Грл 1 100,0 16,6 136,8 120,2 95,0 69,8 36,8 20,2
6.1.45 8209 Горлівська 220 Грл КК БН 100,0 17,0 137,0 120,0 95,0 69,7 37,0 20,0
6.1.46 8210 Ялинкова 58-60 ЯлнКК 103,7 18,0 133,0 115,0 95,0 69,3 29,3 11,3
6.1.46 8210 Ялинкова 58-60 Ялн 2 103,6 17,9 132,9 115,1 94,9 69,3 29,3 11,4
6.1.46 8210 Ялинкова 58-60 Ялн 1 103,8 17,9 133,0 115,0 95,0 68,8 29,2 11,3
6.1.46 8210 Ялинкова 58-60 Ялн 3 103,9 17,9 132,9 115,1 87,4 49,2 29,0 11,2
6.1.46 8210 Ялинкова 58-60 Ялн т.А1 103,9 17,9 132,9 115,1 93,2 65,3 29,1 11,2

6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 107Г 115,5 5,4 170,1 164,7 94,1 69,1 54,6 49,2
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 107 115,5 10,9 172,9 161,9 94,5 69,0 57,4 46,5
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 105 115,0 16,6 175,7 159,1 94,5 69,5 60,7 44,1
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 107Б 116,1 8,5 171,6 163,1 94,4 69,3 55,6 47,1
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 107В 115,9 6,6 170,7 164,1 94,2 69,2 54,8 48,2
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 102 114,9 24,0 179,4 155,5 94,7 69,2 64,5 40,6
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 108 115,6 10,9 172,8 162,0 94,2 67,2 57,3 46,4
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 103 114,1 23,2 179,0 155,9 94,7 69,2 64,9 41,7
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 104 115,0 18,9 176,9 158,0 94,6 69,2 61,9 43,0
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 109 115,3 10,9 172,8 162,0 93,7 66,8 57,5 46,6
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 110 115,0 10,7 172,8 162,0 92,9 66,9 57,8 47,0
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 109А 115,1 10,6 172,7 162,1 91,8 64,4 57,6 47,0
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 106А 115,0 13,2 174,0 160,8 92,9 68,1 59,0 45,8
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 106 115,0 13,4 174,1 160,7 94,5 69,0 59,1 45,7
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 109Б 115,0 10,6 172,7 162,1 90,1 64,3 57,7 47,1
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 107А 115,7 10,5 172,6 162,1 94,5 69,2 56,9 46,4
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 111 114,7 10,7 172,8 162,0 91,4 65,5 58,0 47,3
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 101 115,0 24,6 179,7 155,2 94,7 69,2 64,7 40,2
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР2 203 113,0 34,4 184,7 150,3 94,9 68,7 71,7 37,3
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР2 ШП 111,4 33,2 184,1 150,9 94,2 69,0 72,6 39,5
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР2 207А 110,7 28,4 181,7 153,3 94,0 69,1 71,0 42,6
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР2 207 111,1 32,3 183,6 151,3 94,0 69,1 72,5 40,3
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР2 207Б 110,6 28,3 181,6 153,3 94,0 68,9 71,0 42,7
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР2 201 113,0 34,7 184,8 150,2 95,0 68,7 71,8 37,2
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР2 ШО 111,7 32,5 183,8 151,2 94,2 69,1 72,1 39,5
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 115,0 23,4 179,2 155,7 94,5 69,3 64,2 40,7
6.1.47 8212 Бориспільська 19 БР1 104Б 115,0 15,6 175,2 159,6 94,5 69,0 60,2 44,6
6.1.47 8212 Бориспільська 19 Вузол 113,0 34,7 184,9 150,1 95,0 68,9 71,9 37,1
6.1.47 8212 Бориспільська 19 Вузол 114,0 34,1 184,6 150,4 94,7 68,8 70,6 36,4
6.1.47 8212 Бориспільська 19 Вузол 113,0 33,6 184,3 150,7 95,0 69,0 71,3 37,7
6.1.47 8212 Бориспільська 19 Вузол 110,4 23,0 178,9 156,0 94,0 69,2 68,5 45,6
6.1.47 8212 Бориспільська 19 Вузол 115,0 20,0 177,4 157,4 94,6 69,2 62,4 42,4
6.1.48 8401 Вакуленчука 50-а Вкл КК БН 102,3 8,0 127,0 119,0 95,0 69,7 24,7 16,7
6.1.49 8403 Зрошувальна 17 Зрш корпус 1 113,0 16,7 142,8 126,2 94,8 69,6 29,8 13,2
6.1.49 8403 Зрошувальна 17 Зрш клуб 113,0 17,0 143,0 126,0 94,3 69,1 30,0 13,1
6.1.49 8403 Зрошувальна 17 Зрш 1 113,0 17,0 143,0 126,0 95,0 69,3 30,0 13,0
6.1.49 8403 Зрошувальна 17 Зрш админ кпп 112,7 16,2 142,6 126,4 91,8 67,6 29,9 13,7

16.9.1 Кудрявська 13/19 2-1 163,7 22,6 216,8 194,2 94,7 69,7 53,1 30,5
16.9.1 Кудрявська 13/19 1 172,4 24,8 217,9 193,1 95,0 69,7 45,6 20,7
16.9.1 Кудрявська 13/19 3 169,0 24,0 217,5 193,5 94,9 69,6 48,5 24,5
16.9.1 Кудрявська 13/19 2 168,9 24,1 217,6 193,4 94,9 69,7 48,6 24,5

6215 Червонопрапорна, 42 ЧП1 1 99,6 14,9 134,9 120,1 94,9 69,3 35,3 20,4
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 160 м. Київ, прЛобановського Валерія буд. 96 0,996 0,561 87,2 251,3 164,1 91,3 4,1 145,9 68,0 11,98 0,93

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
поліклініка дитяча КНП "ЦПМСД №2" 
Голосіївського р-ну

123 м. Київ, вулиця Голосіївська, 53 0,912 0,513 135,3 276,3 141,0 153,3 18,0 148,9 69,5 16,47 1,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) адміністративна будівля 119 м. Київ, вулиця Антоновича, 180 1,020 0,574 131,9 283,2 151,3 164,2 32,3 149,1 69,6 8,73 0,69

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) бібліотека Бібліотека ім. В.І.Вернадського 119 м. Київ, проспект Голосіївський, 3 6,536 3,680 141,1 279,3 138,2 160,3 19,2 149,5 69,8 57,93 4,62

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
адміністративна будівляДП 
"УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"

134 м. Київ, проспект Голосіївський, 50 0,791 0,445 138,8 278,1 139,3 144,1 5,3 149,1 69,6 8,90 0,71

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ТДВ "УНДІВЕП" 113 м. Київ, шосе Залізничне, 45 0,054 0,030 157,7 289,4 131,7 176,4 18,7 149,8 69,9 0,46 0,04

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) гуртожиток 114 м. Київ, шосе Залізничне буд. 49 0,300 0,169 158,8 289,8 131,0 175,8 17,0 149,8 69,9 2,74 0,22

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ПрАТ "АК "Київводоканал", ДЕВГ 109 м. Київ, шосе Залізничне, 51 0,202 0,114 160,5 290,5 130,0 181,5 21,0 149,9 69,9 2,33 0,19

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Hаціональний музей істоpії України у Другій 
світовій війні. Мемоpіальний комплекс

173 м. Київ, вулиця Запечерна, 2 0,072 0,041 80,5 260,9 180,4 87,9 7,4 149,4 69,7 0,59 0,05

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Hаціональний музей істоpії України у Другій 
світовій війні. Мемоpіальний комплекс

168 м. Київ, вулиця Лаврська, 27 0,319 0,180 59,4 260,7 201,2 92,7 33,2 149,3 69,7 2,62 0,21

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Hаціональний музей істоpії України у Другій 
світовій війні. Мемоpіальний комплекс

168 м. Київ, вулиця Лаврська, 27 5,771 3,249 59,4 260,7 201,2 92,7 33,2 149,3 69,7 49,16 3,92

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
будинок адміністративний (автостанція) ТОВ 
"Сінай-БС"

103 м. Київ, дорога Набережно-Печерська, 10 0,335 0,189 122,9 282,9 159,9 179,9 56,9 146,8 68,4 3,81 0,30

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 146 м. Київ, вулиця Білоруська, 8 0,110 0,062 74,9 248,9 173,9 102,9 27,9 140,8 65,6 0,96 0,07

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) комплекс торгівельний ТОВ "Союз- інформ" 148 м. Київ, вулиця Білоруська, 2 1,418 0,798 75,3 249,1 173,8 101,1 25,8 148,2 69,1 15,39 1,22

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) адміністративна будівля 150 м. Київ, вулиця Артема, 89 літ.А.А, літ.В 0,193 0,109 78,1 250,5 172,4 100,5 22,4 144,9 67,5 2,06 0,16

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 147 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 103 0,929 0,523 76,4 249,7 173,2 102,7 26,2 148,2 69,1 10,18 0,80

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ЖБК "Газприлад" 137 м. Київ, вулиця Глібова буд. 7 0,253 0,142 82,7 252,9 170,2 115,9 33,2 148,2 69,1 2,66 0,21

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Професійно-педагогічний коледж 141 м. Київ, вулиця Глібова, 5-7 0,401 0,226 83,1 253,1 170,0 112,1 29,0 148,5 69,3 5,09 0,40

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 137 м. Київ, вулиця Глібова буд. 7 0,253 0,142 82,7 252,9 170,2 115,9 33,2 148,2 69,1 2,66 0,21

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) адміністративна будівля 125 м. Київ, вулиця Пестеля Павла, 4 0,284 0,160 107,5 265,7 158,2 140,7 33,2 146,2 68,2 3,10 0,24

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) адміністративна будівля 125 м. Київ, вулиця Пестеля Павла, 4 0,092 0,052 107,5 265,7 158,2 140,7 33,2 146,2 68,2 0,80 0,06

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ДЗ № 150 Управління освіти Голосіївської РДА 175 м. Київ, вулиця Крейсера "Аврора", 13А 0,679 0,382 35,7 258,2 222,5 83,2 47,5 147,8 69,0 9,19 0,72

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ДЗ № 667 Управління освіти Голосіївської РДА 175 м. Київ, вулиця Крейсера "Аврора", 13Б 0,526 0,296 36,3 258,5 222,2 83,5 47,2 147,7 68,9 7,06 0,56

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) СШ №260 Управління освіти Голосіївської РДА 175 м. Київ, вулиця Якубовського маршала, 7Б 0,591 0,333 34,9 257,8 222,9 82,8 47,9 147,1 68,6 7,65 0,60

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) СШ №227 Управління освіти Голосіївської РДА 176 м. Київ, вулиця Якубовського маршала, 7Д 0,592 0,333 34,9 257,8 222,9 81,8 46,9 147,0 68,6 7,88 0,62

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ДЗ № 640 Управління освіти Голосіївської РДА 176 м. Київ, вулиця Якубовського маршала, 1 0,566 0,319 30,7 255,6 224,9 79,6 48,9 148,1 69,1 7,99 0,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) блок господарчий 157 м. Київ, вулиця Леванєвського, 2 0,368 0,207 46,9 231,4 184,5 74,4 27,5 148,5 69,3 4,20 0,33

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
ліцей (навчально-житловий комплекс) КНУ ім. 
Тараса Шевченка

182 м. Київ, проспект Глушкова академіка, 6 2,099 1,182 50,9 266,1 215,1 84,1 33,1 147,6 68,8 27,82 2,19

Додаток 7.3 Гідравлічні характеристики групових споживачів системи теплопостачання при існуючому стані 
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) АТС №250 177 м. Київ, вулиця Лятошинського, 4Б 0,306 0,172 40,4 260,6 220,2 83,6 43,2 148,4 69,3 4,08 0,32

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
ДЗ №30 1-го ступеня "Сонечко" Управління освіти 
Голосіївської РДА

176 м. Київ, вулиця Якубовського маршала, 1Б 0,650 0,366 32,3 256,4 224,1 80,4 48,1 148,2 69,1 8,96 0,71

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ДЗ № 641 Управління освіти Голосіївської РДА 176 м. Київ, вулиця Якубовського маршала, 1А 0,643 0,362 32,5 256,6 224,0 80,6 48,0 148,3 69,2 8,81 0,70

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) СШ №220 Управління освіти Голосіївської РДА 176 м. Київ, вулиця Якубовського маршала, 7Г 0,589 0,332 36,3 258,5 222,2 82,5 46,2 147,7 68,9 7,73 0,61

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
будинок адміністративний Частина №35 ГУ ДСУ з 
НС у м.Києві

179 м. Київ, вулиця Касіяна Василя, 7 0,617 0,347 47,6 264,3 216,7 85,3 37,7 138,6 64,5 8,83 0,65

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) станція автомобільна заправка ДП "АРДАЛ" 180 м. Київ, проспект Глушкова академіка, 8В 0,013 0,007 38,9 267,1 228,1 87,1 48,1 148,9 69,5 0,14 0,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) СШ № 286 Управління освіти Голосіївської РДА 183 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 6А 1,028 0,579 31,1 263,1 231,9 80,1 48,9 148,3 69,2 13,19 1,04

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) нежитлові приміщення ТОВ "Бронкс стайл" 183 м. Київ, проспект Глушкова академіка, 13Б 6,581 3,705 36,3 265,7 229,4 82,7 46,4 148,6 69,3 76,06 6,03

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
ресторанно-готельний комплекс  ТОВ 
"Слов'янський Двір"

137 м. Київ, проспект Голосіївський, 87А 0,815 0,459 67,8 274,8 207,0 137,8 70,0 149,4 69,7 11,83 0,94

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Адміністративно-виробнича будівля 163,18 м. Київ, вул. Довнар-Запольського Митрофана, 8 0,142 0,080 72,3 247,5 175,2 84,3 12,1 147,2 68,7 1,24 0,10

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Реконструкція (нове будівництво) нежитлового 
будинку під житловий будинок з вбудованими 
приміщеннями.

174,25 м. Київ, вул. Ушинського, 14-А 0,899 0,506 35,4 246,3 210,9 72,1 36,6 148,8 69,4 14,23 1,13

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Будівництво сучасного лікувально-діагностичного 
комплексу Національної дитячої спеціалізованої 
лікарні «ОХМАТДИТ».

140,78 м. Київ, вул. Чорновола, 28/1 5,532 3,115 95,0 259,2 164,3 118,4 23,5 148,9 69,5 57,56 4,57

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Житловий будинок з вбудованими приміщеннями. 172,17 м. Київ, вул. Артема, 52а, 52д 1,845 1,039 60,9 241,6 180,7 69,5 8,6 147,5 68,8 21,43 1,69

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Реконструкція адміністративного корпусу інституту
педагогіки.

173 м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д 1,244 0,700 60,2 241,3 181,1 68,3 8,1 147,5 68,8 10,83 0,85

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Адміністративна будівля 160,83 м. Київ, вул. Пушкінська, 34-Б 0,054 0,030 65,0 267,6 202,6 106,8 41,8 149,1 69,6 0,46 0,04

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Будівництво житлового будинку з вбудовано-
прибудованими приміщеннями громадського 
призначення (коригування)

122,73 м. Київ, вул. Антоновича, 44 2,937 1,654 81,5 267,4 185,8 144,7 63,1 148,3 69,2 31,38 2,48

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Адміністративний будинок. Реконструкція системи 
теплопостачання

159,23 м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 9 0,431 0,243 63,3 266,7 203,4 107,5 44,2 148,9 69,5 4,95 0,39

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Реконструкція нежитлового будинку (літ. «Л») під 
офісні приміщення та приміщення громадського 
призначення

192,96 м. Київ, вул. Грушевського Михайла, 28/2 0,025 0,014 59,1 272,0 213,0 79,1 20,0 80,1 35,6 0,21 0,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Будівництво нової будівлі з відтворенням фасаду в 
первинних архітектурних формах та надбудовою 
поверхів для офісних приміщень

176,02 м. Київ, вул. Михайлівська, 12 1,054 0,593 33,0 250,3 217,3 74,3 41,3 147,4 68,8 10,35 0,81

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Реконструкція з прибудовою до будівлі Києво-
Печерського ліцею № 171 "Лідер".

188,5 м. Київ, вул. Лейпцизька, 11-А 2,190 1,233 55,5 258,6 203,1 70,1 14,6 148,4 69,2 22,53 1,78

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Будівництво об’єкту  громадського 
обслуговування.

156,58 м. Київ, бульв. Дружби Народів, 13 0,207 0,117 90,0 265,8 175,8 109,2 19,2 140,9 65,6 2,05 0,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
Будівництво громадсько-житлового будинку з 
будівлею районного управління внутрішніх справ

179,38 м. Київ, вул. Кутузова, 18/7 2,304 1,297 65,5 264,8 199,2 85,4 19,9 148,7 69,4 23,75 1,88

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1164 151,5 м. Київ, вулиця Голего Миколи буд. 6 10,813 6,088 47,5 231,7 184,2 80,2 32,7 147,7 68,9 148,17 11,67

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1161 157 м. Київ, вулиця Голего Миколи буд. 7в 8,713 4,905 47,5 231,7 184,2 74,7 27,2 148,4 69,2 117,62 9,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1162 154,4 м. Київ, вулиця Ніжинська буд. 5 8,904 5,013 47,6 231,7 184,1 77,3 29,7 148,6 69,3 127,14 10,08

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1163 152,2 м. Київ, вулиця Леваневського буд. 7 3,047 1,716 47,9 231,9 184,0 79,7 31,8 148,8 69,4 39,60 3,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1165 152 м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима буд. 36 3,007 1,693 36,1 225,8 189,7 73,8 37,7 148,7 69,4 39,94 3,17

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1169 172,5 м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима, 27 0,804 0,453 35,6 246,4 210,8 73,9 38,3 149,0 69,5 9,18 0,73
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1170 152,5 м. Київ, провулок   Індустріальний, 23 1,045 0,588 49,6 232,8 183,2 80,3 30,7 148,8 69,4 12,14 0,96

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1171 155 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 145 3,197 1,800 47,3 231,6 184,2 76,6 29,2 148,7 69,4 47,33 3,76

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1172 148,8 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 143б 3,622 2,039 47,0 231,4 184,4 82,6 35,6 148,7 69,4 46,87 3,72

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1218 146,5 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 133 4,821 2,714 46,4 231,1 184,7 84,6 38,2 148,5 69,3 61,93 4,90

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1203 158,8 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 99 2,246 1,264 46,1 230,9 184,9 72,1 26,1 146,2 68,2 28,07 2,19

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1195 150 м. Київ, провулок Ковальський буд. 19 9,968 5,612 46,6 231,2 184,6 81,2 34,6 148,4 69,3 139,17 11,02

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1200 165,5 м. Київ, вулиця Янгеля Академіка буд. 14/1 5,277 2,971 71,2 247,0 175,8 81,5 10,3 147,2 68,6 52,31 4,11

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1201 166,5 м. Київ, вулиця Янгеля академіка, 5 2,021 1,138 82,4 252,7 170,4 86,2 3,9 147,6 68,9 19,76 1,56

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1202 152,5 м. Київ, вулиця Політехнічна, 14 9,609 5,410 81,3 252,2 170,9 99,7 18,4 147,2 68,7 86,88 6,83

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1204 162 м. Київ, проспект Перемоги буд. 37Ж 31,315 17,630 83,6 253,4 169,7 91,4 7,7 148,3 69,2 285,74 22,61

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1210 136 м. Київ, проспект Перемоги буд. 21 4,049 2,280 89,7 256,5 166,8 120,5 30,8 148,6 69,4 39,73 3,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1211 132 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 8 2,271 1,279 91,8 257,6 165,8 125,6 33,8 148,8 69,4 22,10 1,75

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1208 138 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 14а 3,810 2,145 87,5 255,4 167,8 117,4 29,8 147,3 68,7 38,52 3,03

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1209 139,5 м. Київ, проспект Перемоги буд. 29 4,794 2,699 88,4 255,8 167,4 116,3 27,9 148,4 69,2 47,82 3,78

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1205 142 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 46/2 3,840 2,162 88,2 255,7 167,5 113,7 25,5 148,6 69,3 38,55 3,06

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1206 142,5 м. Київ, провулок Політехнічний буд. 1/33 1,475 0,830 86,0 254,6 168,6 112,1 26,1 148,2 69,2 13,25 1,05

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1166 159,5 м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима буд. 46 8,065 4,541 8,2 232,3 224,1 72,8 64,6 148,5 69,3 112,08 8,88

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1167 170
м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима буд. 46а блок 
№3

6,712 3,779 24,3 240,5 216,3 70,5 46,3 148,4 69,2 88,68 7,02

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1168 163 м. Київ, вулиця Яблонської Тетяни буд. 2 3,799 2,139 26,6 241,8 215,1 78,8 52,1 148,1 69,1 50,18 3,96

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1173 157 м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима буд. 30б 1,566 0,882 47,9 231,9 184,0 74,9 27,0 148,5 69,3 19,51 1,55

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) КМКЛ N 12 151,46 м. Київ, вулиця Підвисоцького професора, 4А 0,091 0,051 92,2 267,0 174,7 115,5 23,3 149,2 69,6 0,75 0,06

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) КМКЛ N 12 151,46 м. Київ, вулиця Підвисоцького професора, 4А 4,073 2,293 92,2 267,0 174,7 115,5 23,3 149,2 69,6 45,16 3,59

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) КНП КДЦ" Печеpського району 151,46 м. Київ, вулиця Підвисоцького професора, 4А 0,326 0,184 92,2 267,0 174,7 115,5 23,3 149,2 69,6 3,50 0,28

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ОСББ "Весна 136" 116 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 136 0,756 0,426 130,3 282,2 152,0 166,2 36,0 147,6 68,9 8,22 0,65

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 125 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 114 0,430 0,242 120,6 275,7 155,1 150,7 30,1 148,4 69,3 3,68 0,29

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ТОВ "МБК ІМПЕКС" 117 м. Київ, вулиця Грінченка Миколи, 6, 8 0,326 0,184 137,2 277,2 140,1 160,2 23,1 145,0 67,6 3,67 0,28

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) торгівельні заклади ТОВ "АТБ-маркет" 163 м. Київ, бульвар Чоколівський, 41 0,075 0,042 38,9 248,1 209,2 85,1 46,2 113,2 52,1 0,86 0,05

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) комплекс спортивний НТУУ "КПІ" 145 м. Київ, вулиця Польова, 38/1 6,763 3,808 48,3 232,1 183,8 87,1 38,8 148,3 69,2 128,81 10,19

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) адміністративна будівля 132 м. Київ, проспект Перемоги, 11 1,058 0,596 93,4 258,4 165,0 126,4 33,0 148,2 69,2 9,68 0,77

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 156 м. Київ, вулиця Старокиївська буд. 9 1,213 0,683 77,9 250,4 172,5 94,4 16,5 147,9 69,0 14,20 1,12

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) приміщення виробничі 152 м. Київ, вулиця Старокиївська, 9 0,011 0,006 78,3 250,6 172,3 98,6 20,3 148,0 69,1 0,15 0,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 152 м. Київ, вулиця Кирило-Мефодіївська буд. 14/2 0,460 0,259 78,9 250,9 172,0 98,9 20,0 147,9 69,0 5,40 0,43

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Товариство з обмеженою відповідальністю "Лані" 174 м. Київ, вулиця Смолича Юрія буд. 2 0,811 0,457 44,1 262,5 218,5 88,5 44,5 146,1 68,1 13,06 1,02

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 158 м. Київ, вулиця Гаврилишина Богдана буд. 14 0,864 0,486 77,4 250,2 172,7 92,2 14,7 147,0 68,6 7,52 0,59

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) адміністративна будівля 165 м. Київ, вулиця Богдана  Гаврилишина, 27/29 1,555 0,875 72,1 247,4 175,3 82,4 10,3 147,8 68,9 13,54 1,07

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 139 м. Київ, проспект Перемоги буд. 22 1,065 0,600 88,0 255,6 167,7 116,6 28,7 148,5 69,3 12,35 0,98

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) СШ №102 УО Шевченківської РДА в м.Києві 142,5 м. Київ, вулиця Шулявська, 12 0,618 0,348 87,7 255,4 167,8 112,9 25,3 147,3 68,7 6,41 0,50

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 153 м. Київ, вулиця Гаврилишина Богдана буд. 12/16 0,864 0,486 77,6 250,3 172,6 97,3 19,6 147,5 68,8 7,52 0,59

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 154 м. Київ, вулиця Коперніка буд. 14 0,695 0,391 76,7 249,8 173,1 95,8 19,1 146,3 68,2 7,93 0,62

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1748



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) адміністративна будівля 164
м. Київ, вулиця Довнар-Запольського 
Митрофана, 8

1,563 0,880 71,3 247,0 175,7 83,0 11,7 146,9 68,5 14,65 1,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 166 м. Київ, вулиця Іллєнка Юрія буд. 63 0,556 0,313 69,7 246,2 176,5 80,2 10,5 146,1 68,1 6,59 0,51

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 157
м. Київ, вулиця Довнар-Запольського Митрофана 
буд. 11

0,123 0,069 72,4 247,5 175,2 90,5 18,2 147,0 68,6 1,07 0,08

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 158,5 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 15а 0,230 0,129 72,5 247,6 175,1 89,1 16,6 147,3 68,7 2,00 0,16

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) будинок житловий 158,5 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 15 0,230 0,129 72,4 247,6 175,1 89,1 16,6 144,8 67,5 2,00 0,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ЖБК "Ветеранів війни" 159 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 15б 0,157 0,088 72,4 247,5 175,2 88,5 16,2 147,0 68,6 1,37 0,11

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5)
поліклініка КНП "ЦПМСД №2" Шевченківського р-
ну

155 м. Київ, вулиця Білоруська, 11Б 0,192 0,108 72,4 247,6 175,2 92,6 20,2 144,9 67,5 1,92 0,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1183 166 м. Київ, вулиця Виборзька буд. 49а 2,427 1,367 47,8 231,8 184,0 65,8 18,0 147,5 68,8 32,58 2,56

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1184 163 м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима буд. 22а 3,508 1,975 47,8 231,9 184,0 68,9 21,0 148,2 69,1 47,22 3,73

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1192 158 м. Київ, вулиця Металістів, 35 1,453 0,818 46,3 231,1 184,7 73,1 26,7 147,2 68,6 17,58 1,38

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1193 154 м. Київ, вулиця Виборзька буд. 28 1,871 1,053 46,5 231,2 184,7 77,2 30,7 147,5 68,8 24,89 1,96

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1194 152 м. Київ, вулиця Виборзька буд. 17/19 2,218 1,249 46,6 231,2 184,6 79,2 32,6 148,2 69,2 28,24 2,23

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1196 151 м. Київ, вулиця Виборзька буд. 22а 2,341 1,318 45,6 230,7 185,1 79,7 34,1 147,7 68,9 33,12 2,61

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1197 167,5 м. Київ, вулиця Смоленська, 31-33 0,225 0,127 46,4 231,1 184,7 63,6 17,2 142,4 66,3 2,57 0,20

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1198 156 м. Київ, вулиця Металістів буд. 12 0,770 0,434 46,3 231,1 184,7 75,1 28,7 145,2 67,7 9,12 0,71

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1199 152 м. Київ, провулок Ковальський буд. 12 6,793 3,824 82,6 252,8 170,3 100,8 18,3 147,0 68,5 68,71 5,39

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1207 141 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 16 2,074 1,168 88,0 255,6 167,6 114,6 26,6 148,5 69,3 21,44 1,70

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1212 159,2 м. Київ, проспект Перемоги буд. 39 1,842 1,037 73,0 247,9 174,9 88,7 15,7 147,9 69,0 17,19 1,36

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1213 163 м. Київ, вулиця Янгеля Академіка буд. 4 1,653 0,931 70,8 246,8 176,0 83,8 13,0 147,4 68,7 16,94 1,33

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1214 159,5 м. Київ, провулок Польовий буд. 5 2,131 1,200 71,5 247,1 175,6 87,6 16,1 147,7 68,9 20,68 1,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1215 162 м. Київ, проспект Перемоги буд. 43б 5,465 3,077 73,6 248,2 174,6 86,2 12,6 147,9 69,0 53,97 4,26

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1216 169 м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима буд. 1а 12,907 7,267 66,0 244,3 178,3 75,3 9,3 147,5 68,8 125,99 9,92

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1237 179
м. Київ, вулиця Антонова Авіаконструктора буд. 
2/32 блок №4а

4,457 2,509 47,6 252,6 205,0 73,6 26,0 145,5 67,8 55,37 4,30

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1238 176,5 м. Київ, бульвар Чоколівський буд. 22 4,641 2,613 47,6 252,6 205,0 76,1 28,5 149,0 69,5 62,38 4,96

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1239 182,5
м. Київ, вулиця Антонова Авіаконструктора буд. 
7

3,229 1,818 47,6 252,6 205,0 70,1 22,5 146,0 68,1 42,70 3,33

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1240 184 м. Київ, вулиця Мацієвича Левка буд. 2-4 3,622 2,039 51,5 254,6 203,1 70,6 19,1 148,2 69,1 44,13 3,49

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1242 181 м. Київ, бульвар Чоколівський буд. 10 1,416 0,797 50,0 253,8 203,9 72,8 22,9 149,2 69,6 18,72 1,49

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1243 184,2 м. Київ, проспект Повітрофлотський, 50/2 1,177 0,662 51,8 254,8 203,0 70,6 18,8 149,2 69,6 14,51 1,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1244 182 м. Київ, бульвар Чоколівський буд. 3 1,873 1,054 50,9 254,3 203,4 72,3 21,4 148,9 69,5 24,33 1,93

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1245 178 м. Київ, бульвар Чоколівський буд. 11 3,709 2,088 40,9 249,1 208,3 71,1 30,3 148,6 69,3 46,94 3,72

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1246 182,2 м. Київ, вулиця Донецька, 8А 7,196 4,052 49,8 253,8 203,9 71,6 21,7 148,6 69,3 89,86 7,12

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1247 178 м. Київ, вулиця Волинська буд. 9а 3,389 1,908 45,2 251,3 206,2 73,3 28,2 148,4 69,2 42,57 3,37

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1248 177
м. Київ, вулиця Антонова Авіаконструктора буд. 
43

3,056 1,721 36,7 247,0 210,3 70,0 33,3 148,1 69,1 39,45 3,12

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1249 179 м. Київ, вулиця Волинська буд. 10 6,906 3,888 30,8 243,9 213,1 64,9 34,1 148,0 69,1 91,49 7,22

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1250 174,5 м. Київ, вулиця Ушинського буд. 14б 3,563 2,006 35,1 246,2 211,0 71,7 36,5 148,7 69,4 47,35 3,76

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1251 173,5 м. Київ, вулиця Ушинського, 12 1,171 0,659 36,5 246,8 210,4 73,3 36,9 148,9 69,5 15,58 1,24

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1252 178,5 м. Київ, вулиця Волинська буд. 6 4,166 2,346 36,7 247,0 210,3 68,5 31,8 148,5 69,3 54,95 4,35

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1253 178 м. Київ, вулиця Волинська буд. 3 1,596 0,899 31,9 244,5 212,6 66,5 34,6 147,5 68,8 20,64 1,62

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1254 177,5 м. Київ, вулиця Волинська буд. 2 2,169 1,221 36,3 246,8 210,5 69,3 33,0 148,4 69,2 28,23 2,23

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1256 179,5 м. Київ, вулиця Донецька буд. 53 1,066 0,600 34,3 245,7 211,4 66,2 31,9 147,9 69,0 12,83 1,01
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1257 181,2 м. Київ, вулиця Ушинського буд. 25а 7,358 4,143 27,9 242,5 214,5 61,3 33,3 147,8 69,0 97,11 7,66

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1258 181 м. Київ, вулиця Новгородська буд. 3 4,745 2,671 32,7 244,9 212,2 63,9 31,2 147,0 68,6 63,54 4,99

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1259 180,5 м. Київ, вулиця Волинська буд. 16 2,094 1,179 34,3 245,8 211,4 65,3 30,9 148,0 69,1 27,04 2,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1260 182 м. Київ, вулиця Смілянська буд. 10/31 11,604 6,533 33,0 245,1 212,1 63,1 30,1 148,8 69,4 145,83 11,57

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1261 184 м. Київ, проспект Повітрофлотський буд. 52 6,842 3,852 50,4 254,1 203,7 70,1 19,7 149,1 69,6 88,58 7,04

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1262 184,5 м. Київ, проспект Повітрофлотський буд. 62 4,702 2,647 48,7 253,2 204,5 68,7 20,0 148,6 69,4 60,11 4,77

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1264 183,5 м. Київ, вулиця Народного Ополчення буд. 4а 3,760 2,117 51,1 254,4 203,4 70,9 19,9 148,9 69,5 47,49 3,77

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1265 182,8 м. Київ, вулиця Народного Ополчення буд. 4 0,591 0,333 52,4 255,1 202,7 72,3 19,9 149,1 69,6 7,59 0,60

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1266 182 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 7 1,768 0,995 52,4 255,1 202,7 73,1 20,7 149,1 69,6 22,63 1,80

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1267 182,5 м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41 7,220 4,065 54,6 256,2 201,6 73,7 19,1 149,3 69,7 90,30 7,19

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1268 178 м. Київ, вулиця Зеленогірська, 8 0,318 0,179 54,8 256,3 201,6 78,3 23,6 149,1 69,6 3,75 0,30

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1269 184,5 м. Київ, проспект Лобановського Валерія буд. 4а 7,840 4,414 55,7 256,8 201,1 72,3 16,6 149,1 69,6 105,23 8,37

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1270 186,5 м. Київ, проспект Лобановського Валерія буд. 5а 6,668 3,754 32,3 244,7 212,4 58,2 25,9 148,3 69,2 85,23 6,74

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1271 186 м. Київ, вулиця Освіти буд. 3а 10,789 6,074 51,8 254,8 203,0 68,8 17,0 148,5 69,3 137,32 10,87

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1272 187,5 м. Київ, вулиця Освіти, 16А 13,900 7,826 52,3 255,1 202,8 67,6 15,3 148,6 69,3 181,47 14,39

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1273 188 м. Київ, вулиця Зерових Братів буд. 14в 1,580 0,890 56,9 257,4 200,6 69,4 12,6 148,9 69,5 20,79 1,65

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1274 181 м. Київ, проспект Лобановського Валерія буд. 12 6,254 3,521 58,9 258,5 199,6 77,5 18,6 149,0 69,5 80,96 6,43

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1275 186 м. Київ, вулиця Зерових Братів буд. 14б 5,075 2,857 55,5 256,7 201,2 70,7 15,2 148,8 69,4 67,47 5,36

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1276 184,5 м. Київ, вулиця Преображенська буд. 8б 7,627 4,294 52,8 255,3 202,5 70,8 18,0 148,7 69,4 96,59 7,66

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1281 185,5
м. Київ, проспект Лобановського Валерія буд. 
39б

4,742 2,670 64,7 261,5 196,8 76,0 11,3 149,0 69,5 62,75 4,99

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1288 186,8 м. Київ, вулиця Златопольська буд. 4к 3,579 2,015 71,5 265,0 193,5 78,2 6,7 149,2 69,6 44,52 3,54

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1286 185,5 м. Київ, вулиця Преображенська буд. 26 3,647 2,053 59,5 258,8 199,3 73,3 13,8 148,3 69,2 48,51 3,84

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1255 175,5 м. Київ, вулиця Ушинського буд. 3 2,639 1,486 37,5 247,4 209,9 71,9 34,4 149,0 69,5 35,61 2,83

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1241 183,8 м. Київ, бульвар Чоколівський буд. 4 3,628 2,043 51,6 254,7 203,1 70,9 19,3 148,9 69,5 48,27 3,83

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1320 180,2 м. Київ, вулиця Очаківська буд. 13 2,103 1,184 45,2 251,3 206,2 71,1 26,0 147,3 68,7 24,77 1,95

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1323 122,5 м. Київ, вулиця Комінтерну (Шевченківський), 29 2,061 1,160 116,1 270,2 154,1 147,7 31,6 149,1 69,6 19,36 1,54

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1332 183 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 11 11,306 6,365 49,8 253,7 204,0 70,7 21,0 148,4 69,2 140,76 11,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1331 183 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 9а 6,059 3,411 50,0 253,9 203,9 70,9 20,9 148,9 69,5 75,83 6,02

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1330 179,5 м. Київ, вулиця Ернста Федора буд. 16А 6,264 3,527 49,6 253,7 204,0 74,2 24,5 148,5 69,3 84,90 6,72

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1333 155 м. Київ, вулиця Радченка Петра буд. 21а 2,124 1,196 78,4 268,6 190,2 113,6 35,2 149,4 69,7 24,88 1,98

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1334 166,5 м. Київ, вулиця Радченка Петра, 4 4,555 2,564 76,6 267,6 191,1 101,1 24,6 149,3 69,7 58,10 4,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1335 132 м. Київ, площа  Вокзальна, 3 0,504 0,284 113,6 268,9 155,3 136,9 23,3 141,9 66,1 4,65 0,35

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1336 125 м. Київ, вулиця Старовокзальна, 14-16 0,799 0,450 111,1 267,6 156,5 142,6 31,5 146,0 68,1 7,30 0,57

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1337 127 м. Київ, проспект Перемоги буд. 1 3,977 2,239 97,2 260,4 163,2 133,4 36,2 148,1 69,1 37,38 2,95

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1338 127,5 м. Київ, проспект Перемоги буд. 9 1,485 0,836 100,0 261,8 161,9 134,3 34,4 148,7 69,4 14,50 1,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1369 168 м. Київ, вулиця Терещенківська буд. 5 2,289 1,289 68,9 269,6 200,7 101,6 32,7 148,3 69,2 20,32 1,61

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1370 164 м. Київ, бульвар Шевченка Тараса буд. 10 3,180 1,790 69,0 269,7 200,7 105,7 36,7 149,0 69,5 29,58 2,35

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1371 156,5 м. Київ, вулиця Пушкінська буд. 19а 3,097 1,744 68,2 269,3 201,1 112,8 44,6 148,8 69,4 28,05 2,23

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1372 159,5 м. Київ, вулиця Пушкінська буд. 25 3,089 1,739 67,6 268,9 201,3 109,4 41,8 148,8 69,4 28,80 2,29

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1373 149,5 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 12 3,646 2,053 69,9 270,1 200,2 120,6 50,7 149,0 69,5 34,21 2,72
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1374 158 м. Київ, вулиця Пушкінська буд. 39 1,402 0,789 70,6 270,5 199,9 112,5 41,9 149,2 69,6 12,99 1,03

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1375 165,5 м. Київ, вулиця Терещенківська буд. 19 2,373 1,336 70,7 270,6 199,8 105,1 34,3 147,5 68,8 21,63 1,70

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1376 166 м. Київ, бульвар Шевченка Тараса буд. 11 5,209 2,933 65,0 267,6 202,6 101,6 36,6 149,1 69,6 48,35 3,84

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1393 137,5 м. Київ, вулиця Саксаганського буд. 45 10,509 5,917 73,0 268,1 195,1 130,6 57,6 149,1 69,6 99,48 7,91

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1394 121 м. Київ, вулиця Антоновича Володимира буд. 100 12,269 6,907 85,0 268,0 183,0 147,0 62,0 149,2 69,6 116,91 9,30

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1395 125 м. Київ, вулиця Жилянська буд. 7а 10,167 5,724 103,5 269,7 166,3 144,7 41,3 149,4 69,7 98,00 7,81

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1396 126 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 58 5,982 3,368 72,2 268,9 196,6 142,9 70,6 149,2 69,6 54,17 4,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1397 131,5 м. Київ, вулиця Саксаганського буд. 7 14,394 8,104 75,5 271,7 196,2 140,2 64,7 149,4 69,7 142,78 11,38

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1399 142,5 м. Київ, вулиця Руставелі Шота буд. 23 3,355 1,889 52,6 260,2 207,7 117,7 65,2 149,2 69,6 30,60 2,44

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1398 141,5 м. Київ, вулиця Руставелі Шота буд. 25 7,157 4,029 54,2 261,1 206,9 119,6 65,4 149,2 69,6 66,28 5,27

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1400 160 м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 3 27,106 15,261 54,1 259,7 205,7 99,7 45,7 149,1 69,6 255,25 20,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1401 170 м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 7 13,533 7,619 27,6 246,1 218,5 76,1 48,5 149,0 69,5 133,80 10,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1402 179,5 м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 16а 10,323 5,812 22,5 243,5 220,9 64,0 41,4 148,7 69,4 101,57 8,06

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1403 185,5 м. Київ, вулиця Госпітальна, 24А 0,050 0,028 78,6 282,1 203,5 96,6 18,0 69,8 30,3 0,41 0,02

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1404 185 м. Київ, провулок Лабораторний буд. 26 8,305 4,675 77,9 281,8 203,9 96,8 18,9 148,8 69,4 77,07 6,12

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1405 182,5 м. Київ, вулиця Коновальця Євгена буд. 29а 8,488 4,779 77,9 271,2 193,2 88,7 10,7 149,5 69,7 78,27 6,24

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1406 142 м. Київ, вулиця Руставелі Шота буд. 26 4,515 2,542 65,8 267,1 201,3 125,1 59,3 149,3 69,7 41,21 3,28

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1407 148,5 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 27 9,663 5,440 55,7 261,8 206,2 113,3 57,7 149,3 69,7 92,40 7,36

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1408 138,5 м. Київ, вулиця Руставелі Шота, 3 6,713 3,779 44,8 256,2 211,4 117,7 72,9 149,1 69,6 62,01 4,93

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1409 140,5 м. Київ, вулиця Басейна буд. 10 3,478 1,958 54,0 261,0 207,0 120,5 66,5 149,2 69,6 31,75 2,53

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1410 147,5 м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 5 9,167 5,161 49,5 258,6 209,2 111,1 61,7 149,2 69,6 82,20 6,54

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1411 157,5 м. Київ, узвіз Крутий буд. 6а 6,200 3,490 40,5 254,0 213,5 96,5 56,0 148,7 69,4 58,16 4,61

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1412 158 м. Київ, вулиця Шовковична буд. 48 5,593 3,149 42,0 254,8 212,8 96,8 54,8 149,0 69,5 54,48 4,33

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1413 166,8 м. Київ, вулиця Дарвіна буд. 4 5,024 2,828 31,9 249,6 217,6 82,8 50,8 148,2 69,2 47,56 3,76

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1414 190,5 м. Київ, вулиця Шовковична буд. 36/7 3,185 1,793 48,0 266,3 218,3 75,8 27,8 147,3 68,7 29,13 2,29

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1415 188 м. Київ, вулиця Круглоуніверситетська буд. 13 1,949 1,097 49,0 266,8 217,9 78,8 29,9 148,0 69,0 18,58 1,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1416 180 м. Київ, вулиця Круглоуніверситетська буд. 14 2,569 1,446 33,8 250,6 216,7 70,6 36,7 148,3 69,2 23,59 1,87

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1417 157 м. Київ, вулиця Круглоуніверситетська буд. 3-5 4,418 2,487 44,0 255,8 211,8 98,8 54,8 149,1 69,6 40,98 3,26

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1418 162 м. Київ, вулиця Хрещатик буд. 25 6,616 3,725 38,8 253,4 214,6 91,4 52,6 148,9 69,5 63,02 5,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1419 167 м. Київ, вулиця Заньковецької буд. 7 4,133 2,327 38,6 253,3 214,7 86,3 47,7 148,9 69,5 38,36 3,05

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1420 165,5 м. Київ, вулиця Заньковецької буд. 8 7,356 4,142 38,4 253,2 214,8 87,7 49,3 148,7 69,4 68,51 5,43

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1421 150,5 м. Київ, вулиця Хрещатик буд. 13 5,845 3,291 39,9 253,7 213,8 103,2 63,3 148,9 69,5 52,23 4,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1422 152 м. Київ, вулиця Прорізна буд. 4 3,601 2,027 39,2 253,4 214,1 101,4 62,1 148,7 69,4 34,06 2,70

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1423 160 м. Київ, вулиця Грінченка Бориса, 3 13,005 7,322 59,6 264,8 205,2 104,8 45,2 148,7 69,4 119,85 9,51

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1424 158 м. Київ, вулиця Прорізна, 8 2,128 1,198 63,3 266,7 203,4 108,7 45,4 148,9 69,5 20,48 1,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1425 162,5 м. Київ, вулиця Прорізна буд. 10 1,251 0,704 64,0 267,1 203,1 104,6 40,6 148,4 69,2 11,55 0,91

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1426 161 м. Київ, вулиця Пушкінська буд. 1-3/5 10,697 6,023 66,8 268,5 201,7 107,5 40,7 149,0 69,5 103,56 8,23

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1427 162,5 м. Київ, вулиця Пушкінська буд. 2-4/7 2,633 1,482 65,0 267,6 202,6 105,1 40,1 148,9 69,5 24,54 1,95

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1428 156 м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана буд. 10 2,157 1,214 66,8 268,5 201,7 112,5 45,7 149,0 69,5 22,41 1,78

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1429 174 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 51/53 2,338 1,317 64,7 267,4 202,7 93,4 28,7 148,4 69,2 22,06 1,75
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1430 168 м. Київ, вулиця Прорізна буд. 13 3,445 1,940 62,8 266,4 203,7 98,4 35,7 148,4 69,2 31,63 2,50

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1436 163 м. Київ, вулиця Софіївська буд. 2 4,775 2,688 61,3 265,7 204,4 102,7 41,4 148,7 69,4 45,01 3,57

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1437 156 м. Київ, вулиця Грінченка Бориса буд. 2 2,497 1,406 61,5 265,8 204,3 109,8 48,3 148,7 69,4 22,18 1,76

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1441 161 м. Київ, вулиця Мала Житомирська буд. 5 2,987 1,682 61,2 265,6 204,4 104,6 43,4 148,6 69,3 29,56 2,34

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1442 161 м. Київ, вулиця Мала Житомирська буд. 10 3,858 2,172 61,2 265,6 204,4 104,6 43,4 148,5 69,3 37,81 3,00

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1445 174 м. Київ, вулиця Трьохсвятительська буд. 11 3,927 2,211 30,2 249,0 218,8 75,0 44,8 147,1 68,6 38,23 3,00

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1446 170 м. Київ, вулиця Михайлівська буд. 22а 4,232 2,383 30,9 249,4 218,5 79,4 48,5 148,1 69,1 38,28 3,02

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1447 176 м. Київ, вулиця Трьохсвятительська буд. 9 0,986 0,555 30,6 249,2 218,6 73,2 42,6 147,2 68,6 8,99 0,71

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1448 165,5 м. Київ, вулиця Костельна буд. 9 2,511 1,414 61,0 265,5 204,5 100,0 39,0 148,4 69,2 22,42 1,77

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1449 156,5 м. Київ, вулиця Хрещатик буд. 4 6,655 3,747 61,5 265,8 204,3 109,3 47,8 148,5 69,3 61,97 4,91

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1450 159,5 м. Київ, вулиця Хрещатик, 2 4,478 2,521 36,7 252,1 215,4 92,6 55,9 148,0 69,0 40,39 3,19

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1451 157,5 м. Київ, вулиця Грушевського Михайла буд. 4а 5,764 3,245 36,4 251,9 215,6 94,4 58,1 148,2 69,1 53,65 4,24

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1452 158 м. Київ, провулок Музейний буд. 2б 6,310 3,553 37,1 252,6 215,4 94,6 57,4 147,8 69,0 56,67 4,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1453 189,5 м. Київ, вулиця Банкова, 10 10,170 5,726 42,4 263,4 221,0 73,9 31,5 148,7 69,4 89,77 7,12

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1454 176 м. Київ, вулиця Ольгинська буд. 6 8,395 4,726 34,3 250,8 216,6 74,8 40,6 148,4 69,2 78,35 6,20

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1455 194 м. Київ, вулиця Шовковична буд. 20 8,722 4,910 49,7 267,2 217,5 73,2 23,5 149,1 69,6 75,69 6,02

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1456 195 м. Київ, вулиця Інститутська буд. 18 12,457 7,013 45,6 265,1 219,5 70,1 24,5 149,1 69,6 109,91 8,74

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1457 193 м. Київ, вулиця Інститутська буд. 13/4 6,164 3,470 42,9 263,7 220,8 70,7 27,8 148,8 69,4 55,01 4,37

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1458 195 м. Київ, вулиця Інститутська буд. 15/5 12,200 6,869 40,0 262,2 222,2 67,2 27,2 148,2 69,1 109,94 8,69

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1459 193,5 м. Київ, вулиця Грушевського Михайла, 7 3,042 1,713 56,3 270,6 214,3 77,1 20,8 146,3 68,2 27,44 2,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1460 189 м. Київ, вулиця Грушевського Михайла буд. 34а 13,087 7,368 59,1 272,0 213,0 83,0 24,0 148,9 69,5 119,88 9,52

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1461 194 м. Київ, вулиця Шовковична буд. 13/2 4,401 2,477 45,7 265,1 219,4 71,1 25,4 148,9 69,5 38,99 3,10

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1462 192,8 м. Київ, провулок Виноградний буд. 1/11 5,905 3,324 47,6 266,1 218,5 73,3 25,7 148,5 69,3 53,82 4,26

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1463 187 м. Київ, провулок Виноградний буд. 6 4,818 2,712 60,1 272,6 212,5 85,6 25,5 149,2 69,6 44,47 3,54

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1464 193 м. Київ, вулиця Шовковична буд. 29 7,624 4,292 47,8 266,2 218,4 73,2 25,4 148,1 69,1 67,67 5,35

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1465 190 м. Київ, провулок Виноградний буд. 4 15,332 8,632 59,5 272,3 212,8 82,3 22,8 149,3 69,7 140,99 11,23

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1466 186,3 м. Київ, провулок Костя Гордієнка буд. 1а 2,108 1,187 61,5 273,3 211,8 87,0 25,5 149,3 69,7 21,12 1,68

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1467 151 м. Київ, вулиця Мечникова буд. 4 10,768 6,063 41,0 254,2 213,3 103,2 62,3 148,3 69,2 104,47 8,27

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1468 170 м. Київ, вулиця Первомайського Леоніда буд. 5а 2,279 1,283 60,2 272,6 212,4 102,6 42,4 147,5 68,8 21,18 1,67

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1469 163 м. Київ, вулиця Мечникова буд. 18 7,902 4,449 60,3 272,7 212,4 109,7 49,4 148,7 69,4 72,15 5,72

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1470 166 м. Київ, узвіз Кловський буд. 14/24 4,067 2,290 58,3 271,6 213,4 105,6 47,4 148,3 69,2 36,10 2,86

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1471 187 м. Київ, узвіз Кловський буд. 14/24 9,169 5,162 64,0 274,6 210,6 87,6 23,6 149,4 69,7 84,30 6,72

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1472 193 м. Київ, узвіз Кловський буд. 24 13,928 7,841 66,9 276,1 209,2 83,1 16,2 149,2 69,6 127,85 10,18

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1473 192 м. Київ, вулиця Рибальська буд. 3 12,911 7,269 56,8 270,9 214,1 78,9 22,1 149,4 69,7 118,18 9,42

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1474 191 м. Київ, вулиця Рибальська буд. 13 7,011 3,947 69,5 277,5 207,9 86,5 16,9 149,5 69,8 63,41 5,06

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1475 190 м. Київ, вулиця Панаса Мирного буд. 11 10,598 5,967 57,2 271,1 213,9 81,1 23,9 149,4 69,7 95,77 7,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1476 190 м. Київ, вулиця Лєскова буд. 6 8,027 4,519 63,2 274,2 211,0 84,2 21,0 149,0 69,5 70,19 5,58

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1477 190 м. Київ, вулиця Лєскова буд. 3а 4,598 2,589 75,4 280,5 205,1 90,5 15,1 148,9 69,5 41,52 3,30

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1478 190 м. Київ, провулок Гуцала Євгена буд. 3 2,553 1,437 77,1 281,4 204,2 91,4 14,2 149,6 69,8 22,04 1,76

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1479 190,5 м. Київ, вулиця Алмазова Генерала буд. 1 5,257 2,960 77,1 281,4 204,3 90,9 13,8 148,5 69,3 50,43 4,00

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1480 182 м. Київ, вулиця Лейпцизька буд. 14 11,771 6,627 55,6 258,7 203,1 76,7 21,1 148,4 69,3 108,23 8,57
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1481 192,5
м. Київ, вулиця Омеляновича-Павленка Михайла 
буд. 19

2,258 1,271 58,0 259,9 201,9 67,4 9,4 148,4 69,3 20,52 1,62

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1482 192,5
м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка 
(Суворова), 15

15,396 8,668 56,8 259,3 202,5 66,8 10,0 148,2 69,2 133,24 10,54

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1483 194 м. Київ, вулиця Московська, 27 3,527 1,986 52,1 256,9 204,8 62,9 10,8 148,2 69,1 32,14 2,54

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1484 195 м. Київ, вулиця Левандовська буд. 14 3,473 1,955 15,9 238,2 222,3 43,2 27,3 147,7 68,9 32,17 2,53

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1485 194,7 м. Київ, вулиця Левандовська буд. 4 2,755 1,551 29,8 245,4 215,6 50,7 20,9 147,8 69,0 23,33 1,84

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1486 194,8 м. Київ, провулок Іпсилантіївський буд. 5 11,386 6,410 13,8 237,1 223,3 42,3 28,5 148,2 69,2 100,94 7,98

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1487 194 м. Київ, вулиця Мазепи Івана буд. 3а 20,864 11,746 8,1 234,2 226,1 40,2 32,1 148,2 69,1 185,78 14,68

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1488 194,3
м. Київ, вулиця Омеляновича-Павленка Михайла 
буд. 7

4,025 2,266 23,2 241,9 218,8 47,6 24,5 148,8 69,4 36,13 2,87

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1489 193,5 м. Київ, вулиця Лаврська буд. 4б 3,259 1,835 43,0 252,2 209,2 58,7 15,7 148,9 69,5 29,79 2,37

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1490 190 м. Київ, вулиця Лаврська буд. 7 6,354 3,577 58,4 260,1 201,7 70,1 11,7 149,0 69,5 54,69 4,35

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1491 186 м. Київ, вулиця Лаврська буд. 21 2,670 1,503 57,1 259,4 202,3 73,4 16,3 148,9 69,5 23,36 1,86

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1492 163 м. Київ, вулиця Старонаводницька, 6Б 9,499 5,348 79,0 260,1 181,1 97,1 18,1 148,4 69,2 86,95 6,88

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1493 178 м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 21б 33,683 18,963 83,1 284,5 201,4 106,5 23,4 149,7 69,8 306,94 24,50

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1494 185 м. Київ, вулиця Алмазова Генерала буд. 14 9,393 5,288 78,7 282,2 203,5 97,2 18,5 149,2 69,6 89,98 7,16

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1495 179 м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, 36 Е 16,592 9,341 62,2 263,1 200,9 84,1 21,9 148,7 69,4 159,97 12,69

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1496 179,8 м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 28 17,708 9,969 76,7 281,2 204,5 101,4 24,7 149,5 69,8 161,81 12,91

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1497 178 м. Київ, вулиця Чигоріна буд. 61а 6,136 3,455 88,7 287,4 198,6 109,4 20,6 149,5 69,7 58,15 4,64

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1498 179 м. Київ, вулиця Болбочана Петра буд. 4 8,296 4,671 98,5 292,4 193,9 113,4 14,9 149,7 69,9 76,00 6,07

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2000 166 м. Київ, вулиця Бастіонна буд. 1/36 8,251 4,645 80,4 260,8 180,4 94,8 14,4 149,7 69,9 78,90 6,30

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2001 161,8 м. Київ, вулиця Мічуріна буд. 2 6,653 3,746 75,2 258,2 182,9 96,4 21,1 149,4 69,7 60,16 4,79

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2002 167,5 м. Київ, вулиця Тимірязєвська буд. 4 13,371 7,528 73,7 257,4 183,7 89,9 16,2 149,2 69,6 120,34 9,57

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2003 158
м. Київ, вулиця Підвисоцького Професора буд. 
20

5,082 2,861 74,8 257,9 183,1 99,9 25,1 149,1 69,5 45,16 3,59

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2006 157 м. Київ, бульвар Дружби Народів буд. 30/1 4,488 2,527 92,0 266,8 174,8 109,8 17,8 149,8 69,9 39,94 3,19

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2005 167,5 м. Київ, вулиця Бойчука Михайла буд. 2/34 3,714 2,091 88,3 264,9 176,6 97,4 9,1 149,8 69,9 34,32 2,74

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2007 147 м. Київ, вулиця Підвисоцького Професора буд. 6а 5,927 3,337 91,9 266,8 174,9 119,8 27,9 149,5 69,8 54,11 4,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2008 142 м. Київ, вулиця Драгомирова Михайла буд. 4 9,835 5,537 95,9 268,8 173,0 126,8 31,0 149,8 69,9 99,58 7,96

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2009 153
м. Київ, вулиця Підвисоцького Професора буд. 
16

7,931 4,465 80,7 261,0 180,3 108,0 27,3 149,5 69,7 74,37 5,93

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2010 124 м. Київ, вулиця Бойчука Михайла буд. 25а 5,610 3,158 103,8 273,0 169,1 149,0 45,1 149,1 69,6 52,26 4,16

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС400 118,5 м. Київ, вулиця Бойчука Михайла буд. 34а 5,223 2,940 108,1 275,1 167,1 156,6 48,6 149,9 69,9 47,90 3,83

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС401 115 м. Київ, вулиця Бойчука Михайла буд. 37 6,622 3,728 110,5 276,4 165,9 161,4 50,9 149,9 69,9 64,26 5,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС402 141,5 м. Київ, вулиця Кахи Бендукідзе буд. 2 31,548 17,762 106,1 274,1 168,0 132,6 26,5 149,9 69,9 293,69 23,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС403 111 м. Київ, шосе Залізничне, 9 5,640 3,175 144,1 280,9 136,7 169,9 25,7 149,8 69,9 54,42 4,35

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС404 137 м. Київ, бульвар Дружби Народів буд. 10а 4,665 2,626 147,1 285,2 138,1 148,2 1,1 149,6 69,8 46,43 3,70

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС405 161,5 м. Київ, вулиця Джона Маккейна буд. 20б 18,182 10,236 85,1 273,3 188,2 111,8 26,7 149,5 69,8 178,37 14,23

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС278 175
м. Київ, вулиця Лятошинського Композитора 
буд. 28

5,032 2,833 37,0 258,9 221,9 83,9 46,9 148,1 69,1 67,03 5,30

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС279 175 м. Київ, вулиця Луценка Дмитра буд. 1б 3,169 1,784 39,9 260,3 220,5 85,3 45,5 148,2 69,1 41,84 3,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС280 175 м. Київ, вулиця Смолича Юрія буд. 6в 5,871 3,305 42,0 261,5 219,4 86,5 44,4 148,3 69,2 78,51 6,21

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС406 164 м. Київ, вулиця Джона Маккейна буд. 22а 12,381 6,971 90,4 266,0 175,6 102,0 11,6 149,4 69,7 112,79 8,99
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС281 176
м. Київ, вулиця Лятошинського Композитора 
буд. 22

3,521 1,982 36,2 258,5 222,2 82,5 46,2 148,1 69,1 46,94 3,71

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС282 177,2
м. Київ, вулиця Лятошинського Композитора 
буд. 12

5,555 3,128 34,8 257,7 222,9 80,5 45,7 147,7 68,9 74,02 5,83

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС407 178,5 м. Київ, вулиця Чигоріна буд. 59а 3,939 2,218 94,8 290,5 195,7 112,0 17,2 147,7 68,9 33,18 2,61

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС283 178
м. Київ, вулиця Лятошинського Композитора 
буд. 2

4,867 2,740 41,2 261,0 219,9 83,0 41,9 148,4 69,2 65,75 5,21

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС284 177 м. Київ, вулиця Касіяна Василя буд. 6 5,310 2,990 41,9 261,4 219,5 84,4 42,5 148,4 69,3 65,15 5,16

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС285 176 м. Київ, вулиця Якубовського Маршала буд. 2 7,833 4,410 35,2 257,9 222,8 81,9 46,8 148,5 69,3 105,61 8,37

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС286 175 м. Київ, вулиця Якубовського Маршала буд. 5 6,626 3,730 41,1 261,0 219,9 86,0 44,9 148,2 69,2 80,29 6,35

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС408 175 м. Київ, вулиця Раєвського Миколи буд. 25 4,984 2,806 82,5 272,9 190,5 97,9 15,5 148,2 69,2 46,91 3,71

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС287 182 м. Київ, вулиця Касіяна Василя, 2/1 3,007 1,693 48,3 264,7 216,4 82,7 34,4 148,6 69,3 38,34 3,04

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС409 167 м. Київ, вулиця Іоанна Павла ІІ буд. 13 3,419 1,925 84,3 273,9 189,6 106,9 22,6 148,7 69,4 34,49 2,74

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС288 184 м. Київ, проспект Глушкова Академіка буд. 15 17,933 10,096 31,3 263,1 231,8 79,1 47,8 148,4 69,3 239,89 18,99

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС289 184 м. Київ, вулиця Заболотного Академіка буд. 32 15,972 8,992 31,2 263,1 231,9 79,1 47,9 148,5 69,3 214,65 17,00

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС290 184 м. Київ, вулиця Заболотного Академіка буд. 78 12,503 7,039 28,1 261,5 233,4 77,5 49,4 148,3 69,2 167,19 13,23

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС291 184 м. Київ, вулиця Заболотного Академіка буд. 100 7,279 4,098 26,1 260,5 234,4 76,5 50,4 148,1 69,1 87,85 6,94

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС327 180 м. Київ, вулиця Героїв Оборони буд. 5 7,601 4,280 59,3 270,4 211,1 90,4 31,1 149,2 69,6 92,15 7,33

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС328 187 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 97а 4,866 2,740 58,0 269,7 211,7 82,7 24,7 149,2 69,6 59,73 4,75

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС331 184 м. Київ, проспект Глушкова академіка, 4 е 22,695 12,777 52,9 267,1 214,2 83,1 30,2 148,6 69,3 267,68 21,22

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1895 155 м. Київ, вулиця Антоновича, 12Б 1,171 0,659 70,8 270,6 199,8 115,6 44,8 148,9 69,5 10,53 0,84

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1896 148 м. Київ, вулиця Антоновича Володимира буд. 17б 2,397 1,350 73,3 270,6 197,4 122,6 49,4 148,6 69,3 21,22 1,68

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1897 159 м. Київ, вулиця Толстого Льва буд. 5а 4,669 2,629 68,9 269,6 200,7 110,6 41,7 148,3 69,2 41,84 3,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС347 155
м. Київ, проспект Голосіївський буд. 108 блок 
№2

5,556 3,128 50,3 265,7 215,5 110,7 60,5 148,9 69,5 67,79 5,38

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС356 168 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 11 4,034 2,271 61,6 271,6 210,0 103,6 42,0 149,1 69,6 47,46 3,77

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС357 155 м. Київ, вулиця Маричанська буд. 9 1,033 0,582 65,3 273,5 208,2 118,5 53,2 147,2 68,6 11,33 0,89

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС364 142 м. Київ, вулиця Красилівська буд. 4а 4,220 2,376 52,5 233,6 181,1 91,6 39,1 148,5 69,3 53,33 4,22

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1954 172 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 44 2,741 1,543 61,0 241,7 180,7 69,7 8,7 148,0 69,0 27,49 2,17

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1955 153 м. Київ, вулиця Пимоненка Миколи буд. 12 2,875 1,619 60,1 241,2 181,1 88,2 28,1 146,9 68,5 29,04 2,28

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС367 151 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 8 9,622 5,417 91,5 253,7 162,2 102,7 11,2 149,1 69,6 120,24 9,56

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС368 137 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 68 2,861 1,611 135,8 276,5 140,7 139,5 3,7 149,5 69,7 35,46 2,83

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС369 136 м. Київ, вулиця Деміївська, 16 8,798 4,953 140,5 279,0 138,5 143,0 2,5 149,5 69,8 108,50 8,65

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС370 130 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 25 4,133 2,327 134,0 275,6 141,6 145,6 11,6 149,1 69,6 50,44 4,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС371 128 м. Київ, проспект Голосіївський, 59А 4,063 2,287 136,2 276,8 140,5 148,8 12,5 149,4 69,7 50,98 4,06

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС372 118 м. Київ, вулиця Голосіївська буд. 16 2,853 1,606 135,6 276,5 140,8 158,5 22,8 148,9 69,5 34,53 2,74

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС373 127,5 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 21 5,717 3,219 138,6 278,0 139,4 150,5 11,9 148,9 69,5 59,13 4,70

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС442 159 м. Київ, проспект Перемоги, 34 7,473 4,207 81,7 252,4 170,7 93,4 11,7 148,2 69,2 71,43 5,65

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС374 119 м. Київ, вулиця Голосіївська буд. 13 19,061 10,731 136,9 277,1 140,2 158,1 21,2 149,1 69,6 194,43 15,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС443 165,5 м. Київ, вулиця Зоологічна, 3 3,236 1,822 81,3 252,2 170,9 86,7 5,4 147,1 68,6 31,57 2,48
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС444 149 м. Київ, провулок Тбіліський буд. 1 4,115 2,317 81,1 252,0 171,0 103,0 22,0 148,4 69,2 41,34 3,27

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС375 121 м. Київ, вулиця Голосіївська буд. 10 4,188 2,358 139,4 278,4 139,0 157,4 18,0 148,9 69,5 42,94 3,41

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС376 113 м. Київ, проспект Науки буд. 4 2,308 1,299 139,9 278,7 138,8 165,7 25,8 149,3 69,7 22,02 1,75

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС445 147 м. Київ, вулиця Шулявська буд. 20-22 1,640 0,923 79,5 251,2 171,7 104,2 24,7 148,2 69,1 15,31 1,21

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС377 121 м. Київ, проспект Голосіївський, 15Б 5,054 2,845 138,1 277,7 139,7 156,7 18,7 149,2 69,6 54,58 4,34

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1956 168 м. Київ, вулиця Пимоненка Миколи, 8 1,987 1,119 60,4 241,4 181,0 73,4 13,0 147,7 68,9 21,46 1,69

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС378 120 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 30б 7,031 3,958 137,7 277,5 139,8 157,5 19,8 149,3 69,7 73,36 5,84

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС446 157 м. Київ, вулиця Богдана  Гаврилишина, 15 3,203 1,803 76,4 249,6 173,2 92,6 16,2 148,0 69,0 29,58 2,33

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС379 127
м. Київ, проспект Лобановського Валерія буд. 
152а

2,090 1,177 128,6 272,8 144,2 145,8 17,2 148,5 69,3 21,50 1,70

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1957 170 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 52 7,073 3,982 61,6 242,0 180,4 72,0 10,4 148,3 69,2 68,74 5,44

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1958 157 м. Київ, вулиця Студентська буд. 11 1,167 0,657 77,6 250,3 172,6 93,3 15,6 147,0 68,6 10,81 0,85

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС380 133
м. Київ, проспект Лобановського Валерія буд. 
150

8,207 4,621 118,1 267,3 149,2 134,3 16,2 149,4 69,7 84,60 6,74

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1959 157 м. Київ, вулиця Студентська буд. 12/14 1,442 0,812 77,4 250,1 172,8 93,1 15,8 147,8 69,0 14,33 1,13

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС447 162,5 м. Київ, вулиця Гаврилишина Богдана буд. 18 1,453 0,818 78,3 250,6 172,3 88,1 9,8 148,1 69,1 13,90 1,10

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС381 142 м. Київ, вулиця Костанайська буд. 7 2,464 1,387 117,8 267,2 149,4 125,2 7,4 149,4 69,7 24,30 1,94

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1960 167 м. Київ, вулиця Пимоненка Миколи, 3 2,128 1,198 67,5 245,1 177,5 78,1 10,5 148,2 69,2 22,59 1,79

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1961 161 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 70А 2,285 1,286 76,1 249,5 173,4 88,5 12,4 148,5 69,3 23,14 1,83

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС382 137
м. Київ, проспект Лобановського Валерія буд. 
128

7,994 4,501 111,4 263,9 152,5 126,9 15,5 149,2 69,6 81,31 6,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС383 147 м. Київ, вулиця Кустанайська, 8 2,436 1,371 117,6 267,1 149,5 120,1 2,5 148,8 69,4 25,52 2,03

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1962 163 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 79 1,481 0,834 79,5 251,2 171,7 88,2 8,7 148,6 69,3 14,77 1,17

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС384 137 м. Київ, вулиця Фрометівська буд. 2 2,979 1,677 127,4 272,2 144,8 135,2 7,8 148,9 69,5 28,79 2,29

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС448 143 м. Київ, вулиця Гаврилишина Богдана буд. 4 4,675 2,632 77,7 250,3 172,6 107,3 29,6 148,5 69,3 47,12 3,73

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1963 162 м. Київ, вулиця Тургенєвська буд. 83-85 2,445 1,377 75,9 249,4 173,5 87,4 11,5 147,6 68,8 22,64 1,78

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС385 115 м. Київ, вулиця Володимира Брожка, 60/48 0,204 0,115 114,0 265,2 151,2 150,2 36,2 114,8 52,9 1,97 0,12

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС449 155 м. Київ, вулиця Кирило-Мефодіївська буд. 2 5,259 2,961 81,3 252,1 170,9 97,1 15,9 148,6 69,3 53,25 4,22

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС430 146 м. Київ, вулиця Шолуденка буд. 1в 9,402 5,293 92,1 257,7 165,7 111,7 19,7 148,8 69,4 92,16 7,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС431 138,8 м. Київ, вулиця Шолуденка буд. 2 3,115 1,754 93,8 258,6 164,8 119,8 26,0 148,8 69,4 30,09 2,39

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС432 150,5 м. Київ, вулиця Андрющенка Григорія буд. 7/19 1,570 0,884 93,5 258,5 165,0 108,0 14,5 147,7 68,9 15,03 1,18

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС433 134 м. Київ, вулиця Чорновола В'ячеслава, 30 9,215 5,188 95,6 259,6 163,9 125,6 29,9 148,9 69,5 91,21 7,24

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС434 149 м. Київ, вулиця Андрющенка Григорія буд. 6г 6,587 3,708 87,8 255,5 167,7 106,5 18,7 148,6 69,3 67,78 5,37

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС435 150 м. Київ, вулиця Андрющенка Григорія буд. 4а 3,602 2,028 88,7 256,0 167,3 106,0 17,3 148,8 69,4 34,28 2,72

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС436 168,5
м. Київ, вулиця Довнар-Запольського Митрофана 
буд. 3/2

1,121 0,631 72,4 247,6 175,2 79,1 6,7 147,4 68,8 9,76 0,77

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1974 124 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 84 3,936 2,216 115,5 272,1 156,6 148,1 32,6 149,2 69,6 37,18 2,96

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС437 168 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 11 Г 8,647 4,868 71,6 247,2 175,5 79,2 7,5 146,6 68,4 85,57 6,69

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1975 124 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 94 24,749 13,934 114,6 271,7 157,1 147,7 33,1 149,4 69,7 221,24 17,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС438 162 м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. 12/7 6,195 3,488 71,9 247,3 175,4 85,3 13,4 147,7 68,9 62,60 4,93

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1976 147 м. Київ, вулиця Федорова Івана буд. 1 9,988 5,623 82,3 274,0 191,7 127,0 44,7 149,5 69,8 92,82 7,40

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1977 150 м. Київ, вулиця Тютюнника Василя буд. 5 20,158 11,349 79,8 273,1 193,2 123,1 43,2 149,5 69,8 199,45 15,91

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1978 155 м. Київ, вулиця Василя Тютюнника, 16 9,469 5,331 117,5 273,6 156,1 118,6 1,1 149,4 69,7 91,15 7,26
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1979 166
м. Київ, вулиця Коновальця Євгена буд. 15 блок 
№2

8,875 4,997 84,3 274,4 190,1 108,4 24,1 149,5 69,8 87,69 6,99

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1980 159 м. Київ, вулиця Тютюнника Василя буд. 22/26 2,685 1,512 85,9 275,3 189,4 116,3 30,4 149,0 69,5 26,14 2,08

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1981 146 м. Київ, вулиця Предславинська буд. 25 6,460 3,637 54,1 241,0 186,9 95,0 40,9 149,2 69,6 61,77 4,92

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1982 126 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 112 3,907 2,199 116,8 273,5 156,7 147,5 30,7 148,8 69,4 37,93 3,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1983 123 м. Київ, вулиця Лабораторна буд. 14 2,946 1,658 117,8 273,8 155,9 150,8 32,9 149,3 69,7 29,27 2,33

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1984 127 м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 96 0,712 0,401 116,4 272,8 156,5 145,8 29,5 148,7 69,4 6,48 0,51

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1985 120 м. Київ, вулиця Антоновича Володимира буд. 74 12,246 6,894 109,1 269,1 160,0 149,1 40,0 149,2 69,6 112,45 8,95

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1986 118 м. Київ, вулиця Лабораторна буд. 26а 4,896 2,756 116,8 273,3 156,4 155,3 38,4 148,7 69,4 46,69 3,70

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1987 114 м. Київ, вулиця Малевича Казимира буд. 48 2,768 1,558 117,8 273,8 155,9 159,8 41,9 148,4 69,2 27,18 2,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1988 115 м. Київ, вулиця Антоновича Володимира буд. 10б 4,735 2,666 119,0 274,7 155,6 159,7 40,6 148,7 69,4 45,68 3,62

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1989 111 м. Київ, вулиця Казимира Малевича, 84 1,542 0,868 116,6 274,1 157,4 163,1 46,4 147,1 68,6 13,74 1,08

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1990 113 м. Київ, вулиця Антоновича (Горького), 140 5,500 3,097 116,7 274,1 157,4 161,1 44,4 148,9 69,5 52,51 4,17

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1991 123 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 116 2,705 1,523 121,9 276,6 154,7 153,6 31,7 149,1 69,6 25,68 2,04

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1992 130 м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 103 6,825 3,842 120,6 275,7 155,1 145,7 25,1 149,6 69,8 63,10 5,03

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1993 131 м. Київ, вулиця Предславинська буд. 34 3,964 2,232 122,9 277,3 154,4 146,3 23,4 148,9 69,5 36,32 2,88

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1994 144 м. Київ, провулок   Новопечерський, 3 6,394 3,600 90,8 277,4 186,6 133,4 42,6 149,6 69,8 64,80 5,17

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1995 145 м. Київ, вулиця Саперне Поле, 5-А 20,033 11,279 88,6 276,1 187,5 131,1 42,5 149,5 69,8 190,17 15,17

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1996 128 м. Київ, вулиця Василя Тютюнника, 52/1 7,773 4,376 96,2 279,7 183,5 151,7 55,5 149,5 69,8 73,17 5,84

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1997 119 м. Київ, вулиця Предславинська буд. 40 8,544 4,811 124,9 278,7 153,8 159,7 34,8 149,5 69,8 81,81 6,52

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1998 120 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 124а 6,722 3,785 125,0 278,8 153,7 158,8 33,7 149,7 69,8 63,25 5,05

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1999 110 м. Київ, вулиця Малевича Казимира буд. 111 1,811 1,020 140,3 278,9 138,6 168,9 28,6 148,2 69,1 17,73 1,40

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС413 166 м. Київ, вулиця Іллєнка Юрія буд. 18 3,113 1,753 71,5 247,1 175,6 81,1 9,6 147,6 68,8 32,82 2,58

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС414 154,5 м. Київ, вулиця Іллєнка Юрія буд. 6 5,589 3,146 71,5 247,1 175,6 92,6 21,1 147,8 69,0 52,05 4,10

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС415 164 м. Київ, вулиця Іллєнка Юрія буд. 51б 4,711 2,652 72,4 247,6 175,2 83,6 11,2 148,1 69,1 45,08 3,56

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2011 116 м. Київ, вулиця Велика Васильківська буд. 134 3,613 2,034 140,4 278,9 138,5 162,9 22,5 149,3 69,7 32,85 2,62

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС416 167 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 40 0,882 0,497 72,5 247,6 175,1 80,6 8,1 144,3 67,3 8,94 0,69

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2012 132 м. Київ, вулиця Джона Маккейна буд. 7 22,374 12,597 101,5 281,8 180,3 149,8 48,3 149,6 69,8 218,03 17,40

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС418 160 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 36 5,332 3,002 71,2 246,9 175,8 86,9 15,8 147,8 68,9 52,11 4,11

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2013 131 м. Київ, вулиця Філатова Академіка буд. 2/1 10,321 5,811 100,7 281,6 180,9 150,6 49,9 149,7 69,9 101,51 8,11

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2030 160 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 10 1,904 1,072 72,3 247,5 175,2 87,5 15,2 147,9 69,0 18,91 1,49

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2031 157 м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. 6 6,142 3,458 73,5 248,1 174,7 91,1 17,7 148,3 69,2 60,63 4,80

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2032 154 м. Київ, вулиця Іллєнка Юрія буд. 9 1,691 0,952 72,9 247,8 174,9 93,8 20,9 147,3 68,7 16,66 1,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2033 144 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 5 0,646 0,364 77,4 250,1 172,8 106,1 28,8 147,9 69,0 6,18 0,49

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС396 117 м. Київ, провулок Феодосійський буд. 14 10,567 5,949 149,4 283,6 134,2 166,6 17,2 149,7 69,9 108,32 8,65

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2034 143 м. Київ, вулиця Котарбінського Вільгельма буд. 8 4,499 2,533 75,8 249,3 173,5 106,3 30,5 148,2 69,1 43,73 3,46

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС397 108 м. Київ, вулиця Саперно-Слобідська буд. 22 6,846 3,854 151,6 284,8 133,2 176,8 25,2 149,7 69,9 71,97 5,75

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2028 177 м. Київ, вулиця Волинська буд. 5 2,082 1,172 45,2 251,3 206,2 74,3 29,2 148,3 69,2 27,16 2,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1988а 115 м. Київ, вулиця Антоновича Володимира буд. 10б 40,717 22,924 127,2 280,2 153,0 165,2 38,0 149,7 69,9 393,17 31,39

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС1499 171 м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 29 5,903 3,323 100,6 293,5 192,9 122,5 21,9 149,7 69,9 56,58 4,52

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2054 98 м. Київ, вулиця Промислова, 4/1 СЕКЦІЯ 3 6,221 3,502 172,2 295,5 123,3 197,5 25,3 150,0 70,0 49,78 3,98
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2004 152,5 м. Київ, вулиця Бойчука Михайла буд. 6а 6,041 3,401 78,3 259,8 181,5 107,3 29,0 149,0 69,5 52,11 4,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2043 171 м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 36б 12,167 6,850 95,4 290,8 195,4 119,8 24,4 149,5 69,7 111,05 8,85

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2051 170 м. Київ, бульвар Приймаченко Марії буд. 7 6,019 3,389 88,3 264,9 176,6 94,9 6,6 148,4 69,2 53,67 4,25

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2039 150 м. Київ, вулиця Шолуденка буд. 31а 5,480 3,085 77,7 250,3 172,6 100,3 22,6 148,1 69,1 53,20 4,20

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2049 139
м. Київ, вулиця Котарбінського Вільгельма буд. 
23

7,814 4,399 83,2 253,1 169,9 114,1 30,9 148,6 69,3 85,63 6,79

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2041 164
м. Київ, вулиця Довнар-Запольського Митрофана 
буд. 6

7,977 4,491 72,3 247,5 175,2 83,5 11,2 147,7 68,9 79,53 6,27

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2038 151 м. Київ, вулиця Коперніка буд. 12 1,974 1,111 76,8 249,8 173,1 98,8 22,1 146,6 68,4 19,82 1,55

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2048 141 м. Київ, вулиця Чорновола В'ячеслава, 20 1,684 0,948 85,1 254,1 169,1 113,1 28,1 148,3 69,2 16,94 1,34

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2047 142 м. Київ, вулиця Чорновола В’ячеслава буд. 16 4,236 2,385 82,7 252,9 170,2 110,9 28,2 148,5 69,3 42,49 3,37

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2037 161 м. Київ, вулиця Коперніка буд. 16а 1,641 0,924 77,3 250,1 172,8 89,1 11,8 147,3 68,7 15,95 1,25

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2036 165
м. Київ, вулиця Довнар-Запольського Митрофана 
буд. 2/20

1,696 0,955 72,5 247,6 175,1 82,6 10,1 147,4 68,8 15,29 1,20

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2046 184 м. Київ, бульвар Лесі Українки буд. 9в 9,662 5,440 75,4 280,5 205,1 96,5 21,1 149,3 69,7 88,66 7,06

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) УС2035 159 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 17 0,790 0,445 71,9 247,3 175,4 88,3 16,4 146,3 68,2 8,47 0,66

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС183 98 м. Київ, бульвар Шамо Ігоря буд. 16 4,840 2,725 26,5 152,8 126,3 54,8 28,3 147,9 69,0 48,10 3,80

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ОСББ "Анни Ахматової, 22" 100 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 22 6,059 3,411 59,6 198,6 139,0 98,6 39,0 149,2 69,6 64,50 5,13

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) будинок житловий ТОВ Фірма "Компас" 100 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 22/20 6,195 3,488 58,6 198,1 139,5 98,1 39,5 149,3 69,7 65,95 5,25

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС184 98 м. Київ, вулиця Ентузіастів буд. 13 8,499 4,785 25,3 152,1 126,9 54,1 28,9 148,5 69,3 83,45 6,61

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС75б 100 м. Київ, вулиця Княжий Затон, 2/30 5,973 3,363 55,2 196,3 141,2 96,3 41,2 148,5 69,3 62,54 4,95

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС75а 100 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 28 3,980 2,241 54,2 195,8 141,6 95,8 41,6 147,5 68,8 41,53 3,27

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС186 98 м. Київ, бульвар Шамо Ігоря буд. 2/7 6,058 3,410 -2,7 137,7 140,4 39,7 42,4 147,8 69,0 58,74 4,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС187 98 м. Київ, вулиця Ентузіастів, 5 2,030 1,143 67,6 178,1 110,5 80,1 12,5 147,5 68,8 20,15 1,59

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС74 100 м. Київ, вулиця Урлівська буд. 16/37 21,407 12,052 55,3 196,4 141,1 96,4 41,1 149,2 69,6 211,85 16,85

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС73 100 м. Київ, вулиця Урлівська буд. 4а 10,245 5,768 56,6 197,1 140,4 97,1 40,4 149,0 69,5 102,11 8,12

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) будинок житловий 99 м. Київ, вулиця Урлівська буд. 5 0,782 0,440 59,4 198,5 139,1 99,5 40,1 148,9 69,5 9,48 0,75

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
СШ "Київська інженерна гімназія" УО Дарницької 
РДА в м.Києві

100 м. Київ, вулиця Княжий Затон, 12А (будів.11) 2,438 1,373 65,3 201,6 136,3 101,6 36,3 149,4 69,7 23,85 1,90

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС72 99 м. Київ, вулиця Срібнокільська буд. 24 13,842 7,793 69,3 203,6 134,3 104,6 35,3 148,2 69,1 135,44 10,71

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) басейн технологія УО Дарницької РДА в м.Києві 100 м. Київ, вулиця Княжий Затон, 12А (будів.11) 0,157 0,088 65,0 201,4 136,4 101,4 36,4 149,0 69,5 2,62 0,21

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
ДНЗ № 215 з басейном УО Дарницької РДА в 
м.Києві

99 м. Київ, вулиця Урлівська, 3Г 0,901 0,507 62,1 199,9 137,8 100,9 38,8 148,7 69,4 9,60 0,76

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС188 98 м. Київ, бульвар Русанівський буд. 10 3,495 1,968 52,5 170,3 117,8 72,3 19,8 148,5 69,3 35,41 2,80

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС71 103 м. Київ, вулиця Срібнокільська буд. 14 5,080 2,860 70,1 204,0 134,0 101,0 31,0 148,5 69,3 54,01 4,28

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ТОВ "НОВОБУДОВА" 101 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 28а 1,001 0,564 54,7 196,1 141,4 95,1 40,4 145,6 67,9 12,26 0,95

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС70 101 м. Київ, вулиця Срібнокільська буд. 12 12,955 7,293 71,4 204,7 133,3 103,7 32,3 148,7 69,4 124,33 9,86

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС69 103 м. Київ, вулиця Срібнокільська буд. 8 12,807 7,210 70,8 204,4 133,6 101,4 30,6 148,7 69,4 125,75 9,98

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ТОВ "НОВОБУДОВА" 101 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 28б 1,001 0,564 55,9 196,7 140,8 95,7 39,8 147,8 69,0 12,26 0,97

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ТОВ "НОВОБУДОВА" 101 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 28в 1,001 0,564 55,1 196,3 141,2 95,3 40,2 148,3 69,2 12,26 0,97

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ТОВ Фірма "Компас" 99,5 м. Київ, вулиця Срібнокільська буд. 22 1,941 1,093 70,0 204,0 134,0 104,5 34,5 148,2 69,1 21,20 1,68

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) приміщення вбудовані ТОВ фірма "Компас" 99,5 м. Київ, вулиця Срібнокільська, 22 0,263 0,148 69,7 203,9 134,1 104,4 34,6 148,0 69,0 2,81 0,22

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ТОВ Ковальська-Житлосервіс 100 м. Київ, вулиця Срібнокільська буд. 2а 2,092 1,178 74,6 206,4 131,8 106,4 31,8 148,6 69,3 22,94 1,82

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС234 99 м. Київ, вулиця Березняківська буд. 24 3,851 2,168 40,3 168,7 128,4 69,7 29,4 148,0 69,1 38,19 3,02
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС233 100 м. Київ, вулиця Березняківська буд. 16б 5,740 3,232 44,6 170,9 126,3 70,9 26,3 148,5 69,3 56,72 4,49

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС68 99
м. Київ, вулиця Дніпровська м. Київ, набережна, 
16

2,519 1,418 79,4 208,9 129,5 109,9 30,5 148,8 69,4 22,64 1,80

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС189 98 м. Київ, бульвар Русанівський, 2 6,200 3,491 47,5 167,7 120,3 69,7 22,3 148,9 69,5 60,63 4,82

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС190 98 м. Київ, набережна Русанівська буд. 4 3,591 2,022 64,7 176,6 111,9 78,6 13,9 149,1 69,6 36,21 2,88

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС191 98 м. Київ, бульвар Русанівський буд. 9 5,825 3,279 40,2 164,0 123,8 66,0 25,8 148,6 69,4 57,31 4,54

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС185 98 м. Київ, бульвар Шамо Ігоря буд. 10 5,433 3,059 17,9 148,3 130,5 50,3 32,5 148,1 69,1 53,71 4,24

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС232 100 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 20а 2,830 1,593 36,2 166,6 130,4 66,6 30,4 147,8 69,0 29,84 2,35

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС67 99 м. Київ, набережна Дніпровська буд. 14а 8,296 4,671 70,9 204,5 133,5 105,5 34,5 149,2 69,6 80,85 6,43

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС231 99 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 20 7,590 4,273 48,0 172,6 124,7 73,6 25,7 148,6 69,3 75,39 5,98

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС66 99 м. Київ, вулиця Княжий Затон буд. 16а 7,643 4,303 60,1 198,9 138,7 99,9 39,7 149,4 69,7 77,06 6,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС192 98 м. Київ, бульвар Русанівський, 1 4,214 2,372 38,9 163,3 124,4 65,3 26,4 148,8 69,4 41,23 3,27

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС65 99 м. Київ, вулиця Урлівська, 3Б 6,217 3,500 59,6 198,6 139,0 99,6 40,0 149,3 69,7 62,63 4,99

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС64 99 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 41 8,433 4,748 61,9 199,8 137,9 100,8 38,9 148,8 69,4 90,03 7,15

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС193 98 м. Київ, вулиця Ентузіастів буд. 43 4,721 2,658 24,2 155,7 131,5 57,7 33,5 148,0 69,0 47,04 3,71

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС63 100 м. Київ, вулиця Урлівська буд. 9 3,389 1,908 62,7 200,2 137,5 100,2 37,5 149,2 69,6 36,03 2,87

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС230 99 м. Київ, вулиця Березняківська буд. 12 6,535 3,679 47,7 172,5 124,8 73,5 25,8 148,7 69,4 64,43 5,11

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС229 101 м. Київ, вулиця Шумського Юрія, 1 7,801 4,392 31,1 165,2 134,2 64,2 33,2 148,1 69,1 76,00 6,00

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС62 100 м. Київ, набережна Дніпровська буд. 19а 17,260 9,717 40,8 188,9 148,1 88,9 48,1 149,0 69,5 169,58 13,48

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС228 100 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 18б 3,162 1,780 34,9 167,2 132,3 67,2 32,3 148,5 69,3 30,34 2,40

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС61 100 м. Київ, набережна Дніпровська буд. 19в 10,013 5,637 58,8 198,2 139,4 98,2 39,4 149,4 69,7 98,62 7,86

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС227 99 м. Київ, вулиця Шумського Юрія буд. 4а 3,920 2,207 37,9 168,8 130,8 69,8 31,8 148,6 69,3 37,54 2,98

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
Реконструкція з надбудовою навчально-
адміністративного корпусу.

99 м. Київ, просп. Тичини Павла, 17 1,140 0,642 52,3 174,9 122,6 75,9 23,6 148,6 69,3 11,35 0,90

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС60 100 м. Київ, вулиця Урлівська буд. 21б 13,112 7,382 56,2 196,9 140,6 96,9 40,6 149,3 69,7 127,76 10,17

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС59 99 м. Київ, вулиця Урлівська буд. 23б 6,087 3,427 52,1 194,7 142,7 95,7 43,7 148,8 69,5 60,44 4,80

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 454. 
Реконструкція системи теплопостачання.

99 м. Київ, вул. Березняківська, 26-А 0,379 0,213 40,3 168,7 128,4 69,7 29,4 148,0 69,1 4,69 0,37

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
Реконструкція легкоатлетичного манежу Київської 
міської школи вищої спортивної майстерності

100 м. Київ, просп. Тичини Павла, 18 1,589 0,895 34,2 166,9 132,6 66,9 32,6 148,3 69,2 17,56 1,39

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС58 100 м. Київ, вулиця Урлівська буд. 34а 11,698 6,586 55,6 196,5 141,0 96,5 41,0 148,7 69,4 119,43 9,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС57 100 м. Київ, вулиця Урлівська буд. 38 10,635 5,988 46,4 191,8 145,4 91,8 45,4 149,0 69,5 106,53 8,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС226 100 м. Київ, вулиця Березняківська буд. 36в 6,503 3,661 37,2 168,4 131,2 68,4 31,2 148,3 69,2 64,75 5,12

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС225 100 м. Київ, вулиця Березняківська буд. 34а 2,926 1,647 36,1 167,9 131,7 67,9 31,7 147,7 68,9 28,54 2,25

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС224 99,5 м. Київ, набережна Дніпровська буд. 11а 5,492 3,092 44,0 171,9 127,9 72,4 28,4 148,5 69,3 54,87 4,35

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС223 99 м. Київ, набережна Дніпровська буд. 13 3,897 2,194 43,5 171,7 128,1 72,7 29,1 148,3 69,2 40,74 3,22

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС194 98 м. Київ, набережна Русанівська буд. 18 6,870 3,868 20,1 153,6 133,5 55,6 35,5 148,3 69,2 67,52 5,34

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС56 100 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 34 14,085 7,930 60,2 198,9 138,7 98,9 38,7 149,1 69,6 137,32 10,92

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС55 100 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 24 5,523 3,110 59,0 198,3 139,3 98,3 39,3 148,1 69,1 54,89 4,34

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС195 100 м. Київ, проспект Соборності, 30 4,414 2,485 28,9 182,7 153,8 82,7 53,8 148,9 69,5 43,64 3,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС54 100 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 16 6,573 3,701 59,2 198,4 139,2 98,4 39,2 149,1 69,6 64,52 5,13

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС196 98 м. Київ, вулиця Сверстюка Євгена буд. 52в 6,621 3,728 50,8 165,3 114,5 67,3 16,5 148,0 69,1 64,31 5,08

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
приміщення вбудовані (буд.№8) ТОВ фірма 
"Компас"

100 м. Київ, проспект Григоренка Петра, 22/20 1,017 0,573 53,8 195,6 141,8 95,6 41,8 149,2 69,6 10,36 0,82

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС221 99 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 12б 6,393 3,599 45,2 172,6 127,3 73,6 28,3 148,7 69,4 63,99 5,08
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС53 100 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 14 6,532 3,678 58,4 198,0 139,6 98,0 39,6 148,2 69,2 65,01 5,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС91 99 м. Київ, вулиця Русової, 5-Б 1,718 0,967 77,9 208,1 130,1 109,1 31,1 131,9 61,3 17,33 1,22

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС52 99 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 4а 5,147 2,898 55,6 196,5 141,0 97,5 42,0 146,9 68,5 44,53 3,49

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС51 97 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 13 9,515 5,357 56,2 196,9 140,6 99,9 43,6 148,6 69,3 93,00 7,37

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС50 100 м. Київ, вулиця Олени Пчілки буд. 4 13,698 7,712 53,7 195,5 141,9 95,5 41,9 148,5 69,3 136,89 10,84

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС90 101 м. Київ, вулиця Русової, 3-В 5,346 3,010 77,1 207,7 130,6 106,7 29,6 147,7 68,9 49,12 3,87

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС49 99 м. Київ, вулиця Олени Пчілки буд. 5 15,562 8,761 46,1 191,7 145,5 92,7 46,5 148,6 69,3 154,05 12,21

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС48 101 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 13б 16,436 9,253 54,3 195,9 141,6 94,9 40,6 149,1 69,6 165,57 13,16

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС89 100 м. Київ, вулиця Єлизавети Чавдар, 34, ж/б № 6 7,747 4,362 77,1 207,6 130,6 107,6 30,6 148,1 69,1 76,05 6,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС47 100 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 18 3,807 2,144 58,4 198,0 139,6 98,0 39,6 149,2 69,6 36,56 2,91

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС46 100 м. Київ, вулиця Ахматової Анни, 16Б 3,781 2,129 56,7 197,1 140,4 97,1 40,4 149,0 69,5 37,48 2,98

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС45 100 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 6/1 8,763 4,934 56,2 196,8 140,7 96,8 40,7 147,8 69,0 87,85 6,93

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС220 99 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 6 7,511 4,229 43,0 171,4 128,4 72,4 29,4 148,8 69,4 71,82 5,70

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС44 100 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 14а 13,744 7,738 52,5 194,9 142,5 94,9 42,5 148,6 69,3 135,52 10,74

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС2060 95
м. Київ, вулиця Дніпровська м. Київ, набережна, 
18 ж/б № 1, 2

4,483 2,524 81,3 209,8 128,5 114,8 33,5 149,6 69,8 47,03 3,75

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС2053 98 м. Київ, вулиця Промислова, 4А 0,767 0,432 94,0 216,5 122,4 118,5 24,4 149,9 70,0 6,57 0,53

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС2052 98 м. Київ, дорога Набережно-Печерська, 4 0,404 0,227 83,8 211,1 127,3 113,1 29,3 149,6 69,8 4,29 0,34

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС219 99 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 5а 4,831 2,720 43,0 171,4 128,4 72,4 29,4 149,0 69,5 48,69 3,87

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) СШ №195 Управління освіти Дніпровської РДА 99 м. Київ, вулиця Івана Миколайчука , 17А 0,550 0,310 58,0 177,8 119,8 78,8 20,8 148,5 69,3 6,29 0,50

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС218 99 м. Київ, бульвар Бучми Амвросія буд. 8 4,596 2,588 49,3 174,7 125,3 75,7 26,3 148,7 69,4 45,06 3,58

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
СШ №327 спеціалізована Управління освіти 
Дніпровської РДА

99 м. Київ, вулиця Івана Миколайчука , 9Б 0,325 0,183 59,3 179,8 120,5 80,8 21,5 148,1 69,1 3,77 0,30

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) будинок житловий 99 м. Київ, вулиця Березняківська буд. 16 1,313 0,739 44,6 170,9 126,3 71,9 27,3 147,8 69,0 15,71 1,24

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС217 99 м. Київ, вулиця Миколайчука Івана буд. 7/2 5,502 3,098 60,9 180,6 119,7 81,6 20,7 149,2 69,6 54,48 4,33

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" 99 м. Київ, проспект Тичини Павла, 15 0,022 0,012 51,7 174,6 122,9 75,6 23,9 97,9 44,5 0,19 0,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ОСББ "ТИЧИНИ-16/2" 99 м. Київ, проспект Тичини Павла, 16/2 2,696 1,518 38,9 169,3 130,4 70,3 31,4 148,9 69,5 31,41 2,49

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) будинок житловий 99 м. Київ, вулиця Березняківська буд. 30 1,317 0,741 36,1 166,5 130,4 67,5 31,4 146,9 68,5 15,76 1,24

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
гімназія №30"ЕКОНАД" Управління освіти 
Дніпровської РДА

101 м. Київ, вулиця Березняківська, 30Б 0,814 0,458 33,4 165,1 131,7 64,1 30,7 147,4 68,7 9,25 0,73

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) будинок житловий 99 м. Київ, набережна Дніпровська буд. 11 0,661 0,372 44,3 172,1 127,8 73,1 28,8 147,9 69,0 7,84 0,62

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ТОВ "АПТЕКА БІОКОН" 99 м. Київ, вулиця Березняківська, 29 2,186 1,231 44,2 172,0 127,8 73,0 28,8 145,2 67,7 20,47 1,59

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС87 100 м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети буд. 28 8,704 4,900 75,7 206,9 131,2 106,9 31,2 147,9 69,0 83,94 6,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС222 100 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 12в 3,959 2,229 44,3 172,1 127,8 72,1 27,8 148,3 69,2 39,63 3,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС216 99 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 3а 5,445 3,066 48,2 174,1 125,9 75,1 26,9 148,9 69,5 50,47 4,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС215 98,8 м. Київ, вулиця Миколайчука Івана буд. 5 4,648 2,617 57,1 178,7 121,5 79,9 22,7 149,1 69,6 45,28 3,60

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС214 100 м. Київ, набережна Дніпровська буд. 1А 12,005 6,759 29,6 183,1 153,5 83,1 53,5 149,2 69,6 114,03 9,07

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС180 98 м. Київ, вулиця Ентузіастів буд. 23 5,261 2,962 40,4 159,9 119,6 61,9 21,6 148,7 69,4 51,88 4,11

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) адміністративна будівля 97 м. Київ, дорога Набережно-Печерська, 1 0,611 0,344 87,2 212,9 125,7 115,9 28,7 149,7 69,9 6,17 0,49

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС86 100 м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети буд. 22 5,436 3,060 77,7 208,0 130,3 108,0 30,3 147,7 68,9 54,94 4,33

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) адміністративна будівля 97 м. Київ, вулиця Промислова, 1 0,800 0,450 92,9 215,9 123,0 118,9 26,0 148,9 69,5 6,85 0,54

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС213 98,3 м. Київ, бульвар Бучми Амвросія буд. 2 3,159 1,779 57,7 179,0 121,3 80,7 23,0 148,1 69,1 30,98 2,45

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС85 101 м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети буд. 14 6,225 3,505 77,7 208,0 130,3 107,0 29,3 148,4 69,2 62,91 4,98

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС212 99 м. Київ, бульвар Бучми Амвросія буд. 3 5,360 3,018 56,6 177,1 120,5 78,1 21,5 148,6 69,3 52,17 4,14

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС211 98,5 м. Київ, вулиця Миколайчука Івана буд. 17 3,074 1,731 58,7 178,2 119,5 79,7 21,0 148,8 69,4 30,21 2,40
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС210 99 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 13 6,596 3,714 50,3 173,9 123,6 74,9 24,6 148,5 69,3 64,82 5,13

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС209 99 м. Київ, проспект Тичини Павла буд. 21 3,501 1,971 51,2 174,3 123,1 75,3 24,1 148,5 69,3 34,81 2,76

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС208 100 м. Київ, вулиця Березняківська буд. 4 3,194 1,798 62,3 180,0 117,8 80,0 17,8 148,8 69,4 31,40 2,49

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС207 101 м. Київ, вулиця Березняківська буд. 2 3,177 1,789 63,3 180,5 117,3 79,5 16,3 148,9 69,5 31,15 2,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) адміністративна будівля 97 м. Київ, вулиця Промислова, 1 0,158 0,089 92,9 215,9 123,0 118,9 26,0 148,9 69,5 1,35 0,11

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ОСББ "Дім на набережній" 100 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 47 1,120 0,631 61,3 199,5 138,2 99,5 38,2 147,9 69,0 13,58 1,07

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ОСББ "Анни Ахматової 45" 99 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 45 1,100 0,619 61,6 199,6 138,0 100,6 39,0 148,6 69,3 12,77 1,01

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС84 102 м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети буд. 6 4,405 2,480 76,8 207,5 130,7 105,5 28,7 148,7 69,4 43,76 3,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС83 101,5 м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети буд. 11 7,949 4,475 75,4 206,8 131,4 105,3 29,9 148,2 69,2 78,28 6,19

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС82 100 м. Київ, вулиця Гмирі Бориса буд. 6 4,641 2,613 75,5 206,8 131,3 106,8 31,3 148,7 69,4 46,90 3,72

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС81 101 м. Київ, проспект Бажана Миколи, 16 13,386 7,536 75,7 207,0 131,2 106,0 30,2 149,2 69,6 130,82 10,41

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС80 102 м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети буд. 5 14,175 7,981 76,6 207,4 130,8 105,4 28,8 149,4 69,7 139,03 11,08

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС79 99 м. Київ, набережна Дніпровська буд. 26і 11,005 6,196 77,2 207,7 130,5 108,7 31,5 148,9 69,5 108,09 8,58

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС78 96 м. Київ, вулиця Зарічна, 2, корпус 2 1,832 1,031 86,9 212,7 125,9 116,7 29,9 148,8 69,4 15,30 1,21

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС77 95 м. Київ, вулиця Зарічна, 3-А 13,655 7,688 86,5 212,5 126,1 117,5 31,1 149,2 69,6 133,55 10,63

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС181 98 м. Київ, вулиця Ентузіастів буд. 29/1 9,325 5,250 32,1 155,7 123,6 57,7 25,6 148,4 69,3 91,85 7,27

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС76 100 м. Київ, вулиця Срібнокільська буд. 1 13,697 7,711 77,3 207,8 130,5 107,8 30,5 148,8 69,4 130,92 10,40

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ТОВ Ковальська-Житлосервіс 100 м. Київ, вулиця Княжий Затон буд. 21 5,319 2,995 66,3 202,1 135,8 102,1 35,8 149,3 69,7 56,01 4,46

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
центр торгівельно-розважальний "Материк" ТОВ 
"Вінстер"

100
м. Київ, вулиця Дніпровська м. Київ, набережна, 
33

3,232 1,820 73,1 205,6 132,5 105,6 32,5 149,5 69,8 30,99 2,47

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ДЗ №452 Управління освіти Дніпровської РДА 98 м. Київ, вулиця Ентузіастів, 41/2 0,340 0,191 32,0 159,7 127,7 61,7 29,7 147,2 68,6 3,92 0,31

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ДЗ №441 Управління освіти Дніпровської РДА 98 м. Київ, набережна Русанівська, 12/3 0,438 0,247 31,0 159,2 128,2 61,2 30,2 147,1 68,6 4,82 0,38

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) УС182 98 м. Київ, бульвар Шамо Ігоря буд. 20/1 3,953 2,226 25,7 152,4 126,7 54,4 28,7 147,9 69,0 39,17 3,09

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ОСББ ЖКВК "Марс-4" 98 м. Київ, набережна Русанівська буд. 14/1 0,828 0,466 28,7 158,0 129,3 60,0 31,3 148,4 69,2 9,52 0,75

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) ДЗ №274 Управління освіти Дніпровської РДА 99 м. Київ, вулиця Івана Миколайчука , 15А 0,476 0,268 54,3 175,9 121,6 76,9 22,6 148,2 69,2 5,60 0,44

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) будинок житловий 100 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 20 1,076 0,606 59,6 198,6 139,0 98,6 39,0 148,9 69,5 13,44 1,07

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) база виробнича ТОВ "Дэбора" 99 м. Київ, вулиця Крайня, 1Б 0,801 0,493 75,6 197,7 122,1 98,7 23,1 149,6 69,8 7,51 0,60

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС801 103 м. Київ, проспект Лісовий буд. 22 5,517 3,393 50,1 184,5 134,4 81,5 31,4 149,1 69,6 59,24 4,71

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
будинок адміністративний  (РТМ-6 КТМ) КП 
"КТЕ" СП "КТМ"

99 м. Київ, вулиця Меліоративна, 11 0,504 0,310 78,8 199,3 120,6 100,3 21,6 149,7 69,8 5,96 0,48

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС2056 98 м. Київ, вулиця Мостищанська, 10 0,019 0,012 77,9 198,9 121,0 100,9 23,0 149,6 69,8 0,18 0,01

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СШ №218 Школа І-ІІІ ступенів № 218 Деснян. р-ну 105 м. Київ, вулиця Курчатова академіка, 6А 1,071 0,659 50,0 184,4 134,4 79,4 29,4 147,9 69,0 12,37 0,98

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 104 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 9/21 0,687 0,423 52,5 185,7 133,2 81,7 29,2 148,5 69,3 8,86 0,70

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) Центр дитячої та юнацької творчості 103 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема, 15А 0,348 0,214 46,3 182,5 136,2 79,5 33,2 147,5 68,8 4,15 0,33

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1616А 100 м. Київ, вулиця Карбишева Генерала буд. 22 1,831 1,126 74,9 197,3 122,5 97,3 22,5 147,1 68,6 17,17 1,35

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС277 104 м. Київ, вулиця Малишка Андрія буд. 3 10,839 6,666 56,5 187,7 131,2 83,7 27,2 148,7 69,4 113,35 8,99

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1616Б 98 м. Київ, вулиця Карбишева генерала, 14А 4,909 3,019 74,3 197,0 122,7 99,0 24,7 148,4 69,2 56,52 4,47

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС275 103 м. Київ, вулиця Матеюка Миколи буд. 7 2,908 1,788 49,1 183,9 134,8 80,9 31,8 148,8 69,4 31,63 2,51

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1748 102 м. Київ, вулиця Кубанської України буд. 21 1,897 1,167 47,6 183,2 135,6 81,2 33,6 147,9 69,0 20,87 1,65

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1747 103 м. Київ, вулиця Кубанської України буд. 15/13 1,369 0,842 46,2 182,4 136,3 79,4 33,3 147,4 68,7 14,83 1,17

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС274 106 м. Київ, вулиця Матеюка Миколи буд. 5а 5,244 3,225 50,2 184,5 134,3 78,5 28,3 148,9 69,5 58,02 4,61

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1746 104 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 26/23 4,903 3,015 47,6 183,2 135,6 79,2 31,6 148,1 69,1 53,31 4,21

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС273 105 м. Київ, вулиця Мілютенка, 6-А 8,050 4,951 57,2 188,1 130,9 83,1 25,9 149,2 69,6 89,59 7,13
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС272 105 м. Київ, вулиця Кіото, 19А 7,161 4,404 54,6 186,8 132,2 81,8 27,2 148,3 69,2 71,97 5,69

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1745 102 м. Київ, вулиця Кубанської України, 4 1,113 0,684 38,9 178,7 139,8 76,7 37,8 145,5 67,9 13,25 1,03

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС271 105 м. Київ, вулиця Путивльська буд. 40 1,653 1,017 58,1 188,5 130,5 83,5 25,5 137,9 64,2 18,03 1,33

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС270 102 м. Київ, проспект Визволителів, 19 1,929 1,186 53,0 186,1 133,2 84,1 31,2 143,2 66,7 20,80 1,59

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1617 99 м. Київ, вулиця Микитенка Івана буд. 15 0,895 0,551 74,2 197,0 122,8 98,0 23,8 148,1 69,1 9,72 0,77

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1618 101 м. Київ, вулиця Микитенка Івана буд. 13 1,521 0,935 74,0 196,9 122,9 95,9 21,9 148,8 69,4 16,58 1,32

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1619 102 м. Київ, вулиця Микитенка Івана буд. 11 2,153 1,324 72,1 195,9 123,8 93,9 21,8 148,7 69,4 23,65 1,88

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1744 103 м. Київ, провулок   Червоногвардійський, 8 3,122 1,920 60,5 189,8 129,3 86,8 26,3 141,2 65,8 30,29 2,29

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС802 104 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 11 3,880 2,386 53,4 186,2 132,8 82,2 28,8 148,6 69,3 41,75 3,31

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1743 105 м. Київ, провулок   Магнітогорський, 3 5,078 3,123 60,5 189,8 129,3 84,8 24,3 146,4 68,3 49,88 3,90

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1742 105 м. Київ, бульвар Верховної Ради, 34 1,940 1,193 60,5 189,8 129,3 84,8 24,3 144,1 67,2 21,88 1,68

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС265 101 м. Київ, проспект Визволителів, 3 0,400 0,246 56,3 187,6 131,3 86,6 30,3 147,5 68,8 3,97 0,31

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1741 105 м. Київ, вулиця Сергієнка івана, 16 0,114 0,070 60,5 189,8 129,3 84,8 24,3 110,1 50,6 1,22 0,07

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС264 104 м. Київ, вулиця Малишка Андрія, 4 0,611 0,376 56,5 187,7 131,2 83,7 27,2 148,5 69,3 6,09 0,48

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1620 101 м. Київ, вулиця Кибальчича Миколи буд. 18/21 1,985 1,221 73,7 196,7 123,0 95,7 22,0 149,0 69,5 21,76 1,73

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1621 100 м. Київ, вулиця Курнатовського буд. 19а 1,361 0,837 72,0 195,8 123,9 95,8 23,9 147,9 69,0 14,68 1,16

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1622 100 м. Київ, вулиця Кибальчича Миколи буд. 8 1,815 1,116 72,3 196,0 123,7 96,0 23,7 148,2 69,1 19,85 1,57

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) ДЗ №514 УО Деснянської РДА в м.Києві 104 м. Київ, вулиця Курчатова академіка, 14А 0,410 0,252 46,8 182,8 135,9 78,8 31,9 147,3 68,7 4,76 0,37

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1623 103 м. Київ, вулиця Микитенка Івана, 7 1,386 0,852 74,1 196,9 122,8 93,9 19,8 148,6 69,3 13,93 1,10

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1624 104 м. Київ, вулиця Микитенка Івана буд. 5а 0,971 0,597 73,6 196,7 123,1 92,7 19,1 148,1 69,1 11,03 0,87

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
СШ №152 теплиця СШ №152 Деснянського району 
м.Києва

104 м. Київ, вулиця Курчатова академіка, 18/1 0,685 0,421 49,3 184,0 134,8 80,0 30,8 147,4 68,7 7,64 0,60

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1625 106 м. Київ, бульвар Перова буд. 40а 0,912 0,561 73,6 196,7 123,0 90,7 17,0 147,8 69,0 9,94 0,78

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС780 105,1 м. Київ, вулиця Волкова Космонавта буд. 26 3,897 2,397 49,2 184,0 134,8 78,9 29,7 148,4 69,2 42,39 3,36

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) БН  (N 4, УТРМ-3) КП"КТЕ"СП "КТМ" 105 м. Київ, вулиця Курчатова академіка, 18Б 0,034 0,021 46,2 182,5 136,2 77,5 31,2 147,9 69,0 0,51 0,04

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1626 103 м. Київ, бульвар Перова буд. 42а 2,436 1,498 72,4 196,0 123,6 93,0 20,6 147,9 69,0 26,56 2,10

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС806 104 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 28 3,366 2,070 51,7 185,3 133,6 81,3 29,6 148,6 69,3 36,44 2,89

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС805 104 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 16 1,371 0,843 51,2 185,0 133,8 81,0 29,8 148,3 69,2 15,12 1,20

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС807 103,5 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 13а 3,316 2,039 49,7 184,3 134,5 80,8 31,0 148,6 69,3 35,70 2,83

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС781 104 м. Київ, вулиця Волкова Космонавта буд. 16 4,159 2,558 46,4 182,5 136,2 78,5 32,2 148,1 69,1 44,76 3,54

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС782 104 м. Київ, вулиця Волкова Космонавта буд. 14 3,981 2,448 49,7 184,2 134,6 80,2 30,6 148,3 69,2 43,06 3,41

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
будинок житловий відомчий (2-х квартирний 
лісовий кордон) Приватна особа Приходько В.П

105 м. Київ, проспект Броварський, 2А КВАРТИРА 3 0,131 0,081 58,6 188,8 130,2 83,8 25,2 143,3 66,8 1,57 0,12

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1724 104 м. Київ, вулиця Мурманська, 1 14,733 9,061 50,8 184,8 134,0 80,8 30,0 148,1 69,1 143,06 11,30

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1723 105 м. Київ, вулиця Попудренка, 54 7,549 4,643 60,5 189,8 129,3 84,8 24,3 148,5 69,3 73,28 5,80

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) ТОВ "Катран" 104 м. Київ, вулиця Червоноткацька, 44А 0,450 0,277 50,8 184,8 134,0 80,8 30,0 122,6 56,7 4,22 0,28

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 103 м. Київ, вулиця Братиславська буд. 8а 0,228 0,140 53,8 186,3 132,6 83,3 29,6 148,6 69,3 2,53 0,20

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) Школа I-III cтупенів N 190 103 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема, 16А 0,787 0,484 41,6 180,0 138,5 77,0 35,5 148,0 69,0 9,28 0,73

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 103 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 17б 0,746 0,459 45,5 182,1 136,6 79,1 33,6 148,1 69,1 10,25 0,81

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) ДЗ №301 УО Деснянської РДА в м.Києві 104 м. Київ, вулиця Мілютенка, 18-А 0,460 0,283 49,4 184,1 134,7 80,1 30,7 146,9 68,5 5,20 0,41

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

103 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 18 0,921 0,566 50,3 184,6 134,2 81,6 31,2 148,9 69,5 11,88 0,94

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 105 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 11б 0,882 0,542 53,7 186,3 132,6 81,3 27,6 148,2 69,1 11,05 0,87
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 105 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 8а 0,882 0,542 53,2 186,0 132,9 81,0 27,9 148,8 69,4 11,05 0,88

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 14 103 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 14 0,861 0,530 46,0 182,3 136,4 79,3 33,4 147,0 68,6 11,89 0,93

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

103 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 12 0,865 0,532 51,0 184,9 133,9 81,9 30,9 148,4 69,2 10,73 0,85

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 104 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 17в 1,487 0,915 51,6 185,2 133,6 81,2 29,6 148,3 69,2 21,53 1,70

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) корпус лікувальний Міська клінічна лікарня ШМД 103 м. Київ, вулиця Братиславська, 3 9,684 5,956 54,8 186,9 132,1 83,9 29,1 148,5 69,3 106,38 8,42

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 104,9 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 28в 0,746 0,459 46,7 182,7 136,0 77,8 31,1 147,3 68,7 10,25 0,81

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
поліклініка дитяча КНП "ЦП МСД №4" Деснян. р-
ну м.Києва

105 м. Київ, вулиця Курчатова академіка, 18А 1,131 0,696 46,2 182,5 136,2 77,5 31,2 147,9 69,0 15,44 1,22

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1643 103 м. Київ, проспект Навої Алішера буд. 84 0,891 0,548 54,0 186,7 132,7 83,7 29,7 146,3 68,2 9,75 0,76

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1615 101 м. Київ, вулиця Курнатовського буд. 32 3,463 2,130 75,1 197,4 122,3 96,4 21,3 149,2 69,6 37,91 3,02

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1614 100 м. Київ, вулиця Микитенка Івана буд. 21 2,199 1,352 72,8 196,2 123,5 96,2 23,5 149,0 69,5 24,16 1,92

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС803 102,5 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 23 3,235 1,990 47,1 182,9 135,8 80,4 33,3 148,7 69,4 34,76 2,76

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС804 103 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 18 4,554 2,801 49,5 184,1 134,7 81,1 31,7 147,7 68,9 50,35 3,97

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 104 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 7 0,625 0,384 52,4 185,6 133,2 81,6 29,2 148,2 69,2 8,22 0,65

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
будинок приватний Приватний будинок Залозний 
О.С.

98 м. Київ, вулиця Томашевська, 13 0,010 0,006 78,1 199,0 120,9 101,0 22,9 149,6 69,8 0,09 0,01

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС808 103 м. Київ, вулиця Кубанської України буд. 31а 6,825 4,197 44,5 181,6 137,1 78,6 34,1 148,5 69,3 75,58 5,99

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС783 104 м. Київ, проспект Лісовий, 39А 0,534 0,328 50,2 184,5 134,3 80,5 30,3 146,7 68,4 5,01 0,39

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1613 100 м. Київ, вулиця Карбишева Генерала буд. 1/29 2,649 1,629 75,6 197,7 122,1 97,7 22,1 149,3 69,7 28,84 2,30

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1674 102 м. Київ, вулиця Миропільська буд. 27/16 3,459 2,127 54,2 186,8 132,6 84,8 30,6 148,4 69,2 37,93 3,00

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1675 102 м. Київ, вулиця Миропільська буд. 21 1,757 1,080 61,5 190,3 128,9 88,3 26,9 148,1 69,1 20,22 1,60

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1650 100 м. Київ, вулиця Запорожця Петра буд. 5а 1,147 0,705 45,2 182,0 136,9 82,0 36,9 148,9 69,5 12,63 1,00

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1649 100 м. Київ, бульвар Перова, 26Б 0,640 0,394 57,0 188,2 131,1 88,2 31,1 149,2 69,6 6,35 0,51

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1641 105 м. Київ, бульвар Перова буд. 16в 2,079 1,279 53,0 186,1 133,1 81,1 28,1 148,0 69,0 22,68 1,79

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1676 102 м. Київ, вулиця Миропільська буд. 23/16 2,984 1,835 53,5 186,4 132,9 84,4 30,9 148,4 69,2 32,37 2,56

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС820 104 м. Київ, вулиця Братиславська буд. 18б 1,140 0,701 52,2 185,5 133,4 81,5 29,4 148,3 69,2 12,33 0,98

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1677 102 м. Київ, вулиця Шалетт міста, 1 0,915 0,563 54,5 186,9 132,4 84,9 30,4 145,7 67,9 9,49 0,74

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1678 104 м. Київ, вулиця Юності, 5 1,123 0,691 54,4 186,9 132,5 82,9 28,5 147,0 68,6 10,97 0,86

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1679 103 м. Київ, вулиця Юності, 3 3,643 2,240 51,7 185,4 133,8 82,4 30,8 148,3 69,2 35,69 2,82

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) ДЗ №521 Управління освіти Дніпровської РДА 102 м. Київ, вулиця Жмаченка генерала, 6 0,518 0,319 53,3 186,1 132,8 84,1 30,8 147,3 68,7 5,76 0,45

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок адміністративний ПФ "Таврія" 103 м. Київ, бульвар Дарницький, 5 0,079 0,049 53,0 186,1 133,1 83,1 30,1 134,4 62,5 0,74 0,05

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) комплекс лікувально-оздоровчий ТОВ "Магік" 103 м. Київ, бульвар Дарницький, 5 0,130 0,080 53,0 186,1 133,1 83,1 30,1 135,7 63,1 1,22 0,09

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 100 м. Київ, вулиця Запорожця Петра буд. 14б 0,402 0,247 52,6 185,9 133,3 85,9 33,3 146,7 68,4 5,09 0,40

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1640 101 м. Київ, бульвар Перова буд. 16а 1,033 0,635 53,1 186,2 133,1 85,2 32,1 148,1 69,1 11,13 0,88

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
УО Дніпровської районної в м.Києві державної 
адміністрації

101 м. Київ, бульвар Перова, 1 1,180 0,726 53,3 186,3 133,0 85,3 32,0 147,5 68,8 15,76 1,24

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 100 м. Київ, бульвар Перова буд. 16 0,247 0,152 53,8 186,6 132,7 86,6 32,7 146,9 68,5 3,25 0,25

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1651 101 м. Київ, вулиця Запорожця Петра буд. 5 1,020 0,627 43,8 181,3 137,5 80,3 36,5 148,0 69,0 11,42 0,90

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1652 100 м. Київ, вулиця Запорожця Петра буд. 11 1,644 1,011 45,0 181,9 137,0 81,9 37,0 148,8 69,4 17,98 1,43

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1653 100 м. Київ, вулиця Запорожця Петра буд. 13б 1,560 0,959 51,5 185,3 133,8 85,3 33,8 149,1 69,5 16,77 1,33

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1680 101 м. Київ, бульвар Дарницький буд. 10а 8,845 5,440 50,6 184,9 134,3 83,9 33,3 148,0 69,0 98,50 7,78

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1654 100 м. Київ, вулиця Запорожця Петра буд. 15 3,100 1,907 62,3 190,8 128,6 90,8 28,6 149,2 69,6 33,80 2,69

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС825 102 м. Київ, вулиця Братиславська буд. 6 2,084 1,282 51,4 185,1 133,7 83,1 31,7 148,2 69,1 22,43 1,77
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1655 100 м. Київ, вулиця Стальського Сулеймана буд. 14б 1,234 0,759 57,0 188,1 131,1 88,1 31,1 148,7 69,4 13,57 1,08

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1656 99 м. Київ, вулиця Стальського Сулеймана буд. 20 3,267 2,009 60,4 189,9 129,4 90,9 30,4 149,2 69,6 35,13 2,79

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1681 103 м. Київ, вулиця Юності буд. 6 7,743 4,762 54,6 187,0 132,3 84,0 29,3 148,6 69,3 83,39 6,61

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС826 103 м. Київ, вулиця Братиславська, 6А 0,963 0,592 57,1 188,1 131,0 85,1 28,0 148,0 69,1 9,90 0,78

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС819 104 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 8 1,920 1,181 53,1 186,0 132,9 82,0 28,9 148,6 69,3 20,69 1,64

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1657 99 м. Київ, вулиця Запорожця Петра буд. 21 1,922 1,182 64,0 191,7 127,7 92,7 28,7 148,9 69,5 20,90 1,66

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1682 104 м. Київ, вулиця Космічна буд. 6 5,080 3,124 54,6 187,0 132,4 83,0 28,4 148,5 69,3 58,36 4,62

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1683 101 м. Київ, вулиця Жмаченка Генерала буд. 18 8,661 5,327 54,6 186,7 132,2 85,7 31,2 148,1 69,1 99,78 7,88

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС818 104 м. Київ, вулиця Братиславська буд. 22 4,231 2,602 52,1 185,5 133,4 81,5 29,4 148,3 69,2 45,25 3,58

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1684 101 м. Київ, вулиця Жмаченка Генерала буд. 2 2,855 1,756 54,3 186,6 132,3 85,6 31,3 147,5 68,8 33,00 2,60

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1685 101 м. Київ, бульвар Дарницький буд. 7 3,203 1,970 55,2 187,1 131,9 86,1 30,9 148,2 69,2 37,15 2,94

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1639 101 м. Київ, вулиця Запорожця Петра буд. 14/3 1,898 1,167 52,8 186,0 133,2 85,0 32,2 147,6 68,9 20,43 1,61

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС828 103 м. Київ, вулиця Кіото буд. 3 2,606 1,603 62,1 190,6 128,6 87,6 25,6 149,3 69,7 27,89 2,22

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1686 102 м. Київ, бульвар Дарницький, 7А 0,033 0,020 55,7 187,3 131,6 85,3 29,6 123,9 57,4 0,38 0,03

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС827 105 м. Київ, вулиця Кіото буд. 9 2,830 1,740 57,1 188,1 131,0 83,1 26,0 148,5 69,3 32,39 2,57

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1658 98 м. Київ, вулиця Курнатовського буд. 4б 6,016 3,700 68,4 193,9 125,6 95,9 27,6 149,1 69,6 65,34 5,20

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1687 101 м. Київ, бульвар Дарницький буд. 21 2,883 1,773 52,0 185,6 133,6 84,6 32,6 147,9 69,0 31,56 2,49

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1648 100 м. Київ, вулиця Стальського Сулеймана буд. 18 0,997 0,613 59,4 189,4 130,0 89,4 30,0 148,1 69,1 10,85 0,86

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС824 103 м. Київ, вулиця Братиславська буд. 14 2,084 1,282 52,9 185,9 133,0 82,9 30,0 148,1 69,1 21,94 1,73

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1647 100 м. Київ, вулиця Стальського Сулеймана буд. 6а 1,622 0,998 53,0 186,1 133,1 86,1 33,1 147,9 69,0 16,87 1,33

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС785 103 м. Київ, вулиця Кубанської України буд. 24а 4,571 2,811 49,8 184,3 134,5 81,3 31,5 148,6 69,4 49,73 3,94

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1688 103 м. Київ, бульвар Дарницький буд. 1 3,526 2,168 55,7 187,3 131,6 84,3 28,6 148,4 69,2 39,70 3,14

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1659 98 м. Київ, вулиця Стальського Сулеймана буд. 32 10,087 6,204 67,9 193,7 125,8 95,7 27,8 149,1 69,6 108,67 8,64

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1646 101 м. Київ, бульвар Перова буд. 34/2 2,801 1,723 52,0 185,6 133,6 84,6 32,6 149,0 69,5 30,44 2,42

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС817 104 м. Київ, вулиця Братиславська буд. 26 5,846 3,595 51,8 185,3 133,6 81,3 29,6 148,5 69,3 63,05 4,99

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1638 101 м. Київ, вулиця Запорожця Петра буд. 12 1,419 0,873 53,0 186,1 133,2 85,1 32,2 147,0 68,6 15,17 1,19

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1645 102 м. Київ, бульвар Перова буд. 26 2,890 1,777 52,4 185,8 133,4 83,8 31,4 149,0 69,5 31,30 2,49

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1644 103 м. Київ, проспект Навої Алішера буд. 76 2,307 1,419 53,0 186,2 133,1 83,2 30,1 148,1 69,1 24,17 1,91

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС784 104 м. Київ, проспект Лісовий буд. 33 5,670 3,487 48,5 183,6 135,1 79,6 31,1 148,8 69,4 61,96 4,92

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1689 105 м. Київ, вулиця Малишка Андрія буд. 15 1,746 1,074 55,2 187,0 131,9 82,0 26,9 148,4 69,2 20,15 1,60

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС823 104 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 9а 2,356 1,449 53,9 186,4 132,5 82,4 28,5 148,7 69,4 25,37 2,01

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС800 104 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 38 4,322 2,658 53,4 186,1 132,8 82,1 28,8 148,7 69,4 46,98 3,73

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1690 103 м. Київ, вулиця Бойченка Олександра буд. 4 5,251 3,229 55,2 187,1 131,8 84,1 28,8 148,6 69,3 58,36 4,63

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1691 103 м. Київ, вулиця Бойченка Олександра буд. 10 9,671 5,948 55,8 187,4 131,6 84,4 28,6 148,6 69,3 103,98 8,24

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС829 104 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 5а 2,180 1,341 54,2 186,6 132,3 82,6 28,3 148,8 69,4 23,38 1,86

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС822 104 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 7 2,320 1,427 55,0 187,0 132,0 83,0 28,0 148,6 69,3 25,04 1,98

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1695 100
м. Київ, вулиця Шептицького Андрея 
Митрополита буд. 10

5,008 3,080 56,1 187,5 131,4 87,5 31,4 147,7 68,9 55,42 4,37

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС830 105 м. Київ, вулиця Кіото буд. 11 2,404 1,478 57,7 188,4 130,7 83,4 25,7 149,1 69,5 25,45 2,02

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1642 102 м. Київ, проспект Навої Алішера буд. 86 1,387 0,853 53,9 186,6 132,7 84,6 30,7 148,4 69,2 14,98 1,19

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1692 103 м. Київ, вулиця Малишка Андрія буд. 23 1,772 1,089 55,9 187,4 131,5 84,4 28,5 148,5 69,3 20,62 1,63
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1693 103 м. Київ, вулиця Бойченка Олександра буд. 16 8,876 5,459 56,9 187,9 131,1 84,9 28,1 148,6 69,3 97,07 7,69

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1660 99 м. Київ, вулиця Навої Алішера, 3 19,754 12,149 65,1 192,2 127,1 93,2 28,1 148,9 69,5 211,14 16,77

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1661 103 м. Київ, бульвар Перова буд. 10а 4,059 2,496 54,3 186,8 132,5 83,8 29,5 148,1 69,1 45,51 3,60

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1662 100 м. Київ, проспект Навої Алішера буд. 67 0,923 0,568 53,9 186,6 132,7 86,6 32,7 147,3 68,7 10,09 0,79

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1663 99 м. Київ, проспект Навої Алішера буд. 57 0,615 0,378 54,0 186,7 132,7 87,7 33,7 147,2 68,7 6,72 0,53

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1664 100 м. Київ, бульвар Перова буд. 10 0,608 0,374 53,5 186,4 132,9 86,4 32,9 146,5 68,3 6,54 0,51

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1665 100 м. Київ, вулиця Воскресенська буд. 11а 6,748 4,150 53,8 186,5 132,8 86,5 32,8 147,4 68,7 75,00 5,90

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1666 99 м. Київ, вулиця Воскресенська буд. 7 1,769 1,088 53,3 186,3 133,0 87,3 34,0 146,7 68,4 19,31 1,51

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1667 99 м. Київ, бульвар Перова буд. 2/1 1,175 0,723 53,6 186,4 132,9 87,4 33,9 146,4 68,3 12,69 0,99

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1668 99 м. Київ, вулиця Воскресенська буд. 4а 0,257 0,158 53,5 186,4 132,9 87,4 33,9 143,1 66,7 2,65 0,20

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1669 99 м. Київ, вулиця Воскресенська буд. 16 9,025 5,550 45,1 182,1 137,0 83,1 38,0 146,5 68,3 100,92 7,89

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1670 98 м. Київ, вулиця Воскресенська буд. 14д 5,292 3,255 45,8 182,4 136,6 84,4 38,6 146,7 68,4 59,90 4,69

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1671 100 м. Київ, вулиця Миропільська буд. 37в 4,084 2,512 50,9 185,1 134,2 85,1 34,2 147,6 68,9 48,26 3,80

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1694 101 м. Київ, вулиця Малишка Андрія буд. 37 2,064 1,269 56,5 187,8 131,2 86,8 30,2 148,4 69,3 23,84 1,89

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС816 103,8 м. Київ, вулиця Братиславська буд. 34 2,452 1,508 50,8 184,8 134,0 81,0 30,2 147,5 68,8 26,62 2,09

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1672 100 м. Київ, вулиця Жмаченка генерала, 26 5,990 3,684 52,5 185,9 133,4 85,9 33,4 147,9 69,0 66,37 5,24

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС821 104 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 10а 2,338 1,438 54,4 186,7 132,3 82,7 28,3 149,0 69,5 25,36 2,02

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1673 102 м. Київ, вулиця Миропільська буд. 35 2,775 1,707 54,1 186,7 132,6 84,7 30,6 148,2 69,1 30,54 2,41

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1637 101 м. Київ, бульвар Перова буд. 18 2,480 1,525 53,9 186,6 132,7 85,6 31,7 148,8 69,4 26,92 2,14

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1696 99 м. Київ, вулиця Микільсько-Слобідська буд. 2б 28,187 17,194 45,7 182,1 136,5 83,1 37,5 147,3 68,7 295,68 23,24

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1636 107 м. Київ, вулиця Старосільська, 2 4,747 2,919 54,1 186,7 132,6 79,7 25,6 148,1 69,1 55,90 4,42

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС786 102 м. Київ, вулиця Кубанської України буд. 30 3,687 2,268 49,7 184,3 134,5 82,3 32,5 148,4 69,2 40,12 3,18

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС815 104 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 6 2,819 1,734 50,1 184,5 134,3 80,5 30,3 147,7 68,9 30,74 2,42

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС814 104 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 8 2,022 1,244 51,9 185,4 133,5 81,4 29,5 148,1 69,1 21,98 1,74

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
корпус лікувальний КМЦРЗ населення від 
наслідків ЧАЕС

103 м. Київ, вулиця Кубанської України, 10 3,007 1,849 50,7 184,8 134,0 81,8 31,0 149,2 69,6 36,55 2,91

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС813 104 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 17 2,023 1,244 50,7 184,8 134,1 80,8 30,1 148,3 69,2 23,64 1,87

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 103 м. Київ, проспект Лісовий буд. 35 1,782 1,096 49,2 184,0 134,8 81,0 31,8 149,0 69,5 25,89 2,06

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 104 м. Київ, проспект Лісовий буд. 41 1,204 0,740 48,8 183,8 135,0 79,8 31,0 148,3 69,2 16,05 1,27

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
блок господарчий КП "Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Деснянського 
району м.Києва"

103,64 м. Київ, вулиця Курчатова академіка, 21А 0,065 0,040 45,4 182,0 136,6 78,4 33,0 147,7 68,9 0,61 0,05

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) ЖБК "Дніпро" 102 м. Київ, проспект Лісовий буд. 29 0,617 0,379 49,3 184,0 134,8 82,0 32,8 147,7 68,9 7,48 0,59

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС812 103 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 11 2,421 1,489 53,0 186,0 132,9 83,0 29,9 148,8 69,4 26,08 2,07

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС787 102,5 м. Київ, вулиця Волкова Космонавта буд. 8 2,276 1,400 49,6 184,2 134,6 81,7 32,1 147,6 68,8 26,20 2,06

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС788 101,6 м. Київ, вулиця Волкова Космонавта буд. 6/55 4,382 2,695 43,6 181,1 137,5 79,5 35,9 148,3 69,2 51,53 4,08

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС811 103 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема буд. 13 1,794 1,103 51,2 185,0 133,8 82,0 30,8 148,7 69,4 19,65 1,56

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС789 102 м. Київ, вулиця Кубанської України буд. 49 4,675 2,875 44,4 181,5 137,1 79,5 35,1 148,9 69,5 50,49 4,01

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС790 102 м. Київ, проспект Лісовий буд. 25а 3,978 2,446 48,2 183,5 135,3 81,5 33,3 149,1 69,6 43,38 3,45

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС791 103 м. Київ, проспект Лісовий буд. 17 5,154 3,170 49,6 184,2 134,6 81,2 31,6 149,2 69,6 55,24 4,40

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1632 103 м. Київ, бульвар Перова буд. 11 3,677 2,261 54,0 186,7 132,6 83,7 29,6 149,0 69,5 39,76 3,16

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС792 102 м. Київ, проспект Лісовий буд. 15 6,091 3,746 51,9 185,4 133,5 83,4 31,5 149,1 69,6 66,48 5,29

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС793 101 м. Київ, проспект Лісовий буд. 7 4,432 2,726 54,6 186,8 132,2 85,8 31,2 149,1 69,6 49,09 3,90

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС794 101 м. Київ, проспект Лісовий буд. 5 1,539 0,946 60,5 189,9 129,3 88,9 28,3 148,8 69,4 16,63 1,32
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС795 100 м. Київ, вулиця Братиславська буд. 44/2 4,637 2,852 59,6 189,4 129,8 89,4 29,8 149,4 69,7 54,37 4,33

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) ЖБК "Арсеналець-12" 103,49 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 21 0,654 0,402 45,4 182,0 136,6 78,5 33,2 147,7 68,9 8,01 0,63

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) комплекс торгівельний ТОВ "Епіцентр-К" 99 м. Київ, вулиця Братиславська, 11 0,840 0,517 76,4 198,1 121,7 99,1 22,7 149,5 69,7 11,07 0,88

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", КМФ ПАТ  
"УКРТЕЛЕКОМ"

101 м. Київ, вулиця Мілютенка, 29 0,428 0,263 54,6 186,8 132,2 85,8 31,2 147,4 68,8 4,60 0,36

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) АТС 512 ПАТ "Укртелеком" КМФ 100 м. Київ, вулиця Курнатовського, 20А 0,433 0,266 76,0 197,9 121,9 97,9 21,9 149,2 69,6 5,80 0,46

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 101,5 м. Київ, вулиця Мілютенка, 25 0,746 0,459 51,8 185,3 133,6 83,8 32,1 148,1 69,1 10,25 0,81

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) будинок житловий 102 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 42 1,225 0,753 50,8 184,8 134,0 82,8 32,0 148,6 69,3 15,34 1,22

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) ОСББ "Дім" 102 м. Київ, бульвар Перова буд. 13/2 1,067 0,656 49,1 184,1 135,0 82,1 33,0 147,5 68,8 13,34 1,05

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС810 104 м. Київ, вулиця Кубанської України буд. 25/21 1,967 1,210 45,8 182,2 136,5 78,2 32,5 148,1 69,1 21,61 1,71

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) ДЗ №534 УО Деснянської РДА в м.Києві 102 м. Київ, вулиця Кубанської України, 24Б 0,370 0,228 46,3 182,5 136,2 80,5 34,2 147,6 68,9 4,21 0,33

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС796 103,3 м. Київ, вулиця Курчатова Академіка буд. 3а 2,900 1,784 53,1 186,0 132,9 82,7 29,6 148,2 69,1 31,60 2,50

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1631 105 м. Київ, бульвар Перова буд. 15в 1,993 1,225 53,8 186,5 132,8 81,5 27,8 148,4 69,2 21,87 1,73

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС809 103,5 м. Київ, вулиця Кубанської України буд. 27 1,947 1,197 45,0 181,8 136,8 78,3 33,3 148,3 69,2 21,40 1,69

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
СШ №98 молодша Управління освіти Дніпровської 
РДА

102 м. Київ, вулиця Микитенка Івана, 11Б 0,533 0,328 74,3 197,0 122,7 95,0 20,7 148,4 69,3 5,88 0,47

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) ЖБК "Славутич" 103 м. Київ, вулиця Микитенка Івана, 9В 0,282 0,173 74,0 196,8 122,9 93,8 19,9 145,5 67,8 3,46 0,27

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС797 101,5 м. Київ, проспект Лісовий буд. 10 3,152 1,938 59,3 189,2 129,9 87,7 28,4 148,9 69,5 33,86 2,69

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС798 103 м. Київ, вулиця Мілютенка буд. 23 4,769 2,933 52,8 185,9 133,0 82,9 30,0 148,8 69,4 52,22 4,14

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС799 102 м. Київ, вулиця Братиславська буд. 9а 9,475 5,827 58,7 188,9 130,2 86,9 28,2 148,5 69,3 98,40 7,80

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) УС1612 102 м. Київ, вулиця Вільде Едуарда, 5 0,758 0,466 74,9 197,3 122,4 95,3 20,4 148,0 69,0 7,51 0,59

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1)
блок господарчий Комунальне підприємство 
"Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Деснянсь

102,5 м. Київ, проспект Лісовий, 23-А 0,065 0,040 48,8 183,8 135,0 81,3 32,5 148,3 69,2 0,61 0,05

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) будинок житловий 100 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 18а 0,807 0,496 58,5 191,0 132,5 91,0 32,5 148,8 69,4 9,84 0,78

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2)
центр творчості "Сфера" Управління освіти 
Оболонської РДА

101 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 18 0,602 0,370 59,2 191,3 132,2 90,3 31,2 148,8 69,4 6,31 0,50

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС724 100 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 24 6,293 3,870 56,8 190,1 133,3 90,1 33,3 149,0 69,5 63,89 5,08

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС726 100 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 12Ж 14,307 8,799 61,8 192,7 130,9 92,7 30,9 149,1 69,6 155,37 12,36

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС682 100 м. Київ, вулиця Північна, 3 0,572 0,352 54,4 188,8 134,5 88,8 34,5 137,0 63,7 5,17 0,38

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС727 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 14 3,784 2,327 65,3 194,5 129,2 95,5 30,2 149,0 69,5 39,77 3,16

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС725 100 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 20а 11,133 6,847 58,6 191,1 132,4 91,1 32,4 148,9 69,5 122,27 9,71

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС702 99 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 29в 6,330 3,893 56,3 189,8 133,6 90,8 34,6 149,1 69,6 65,48 5,21

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС728 100 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 22 1,600 0,984 58,4 191,0 132,5 91,0 32,5 148,0 69,1 16,37 1,29

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС747 98 м. Київ, вулиця Приозерна буд. 2б 7,710 4,742 69,3 196,6 127,3 98,6 29,3 148,9 69,5 84,72 6,73

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС746 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 1 3,595 2,211 70,5 197,2 126,7 98,2 27,7 148,6 69,3 39,62 3,14

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС729 100 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 16д 3,316 2,039 59,9 191,7 131,8 91,7 31,8 148,9 69,5 34,36 2,73

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС757 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 6а 37,169 22,859 57,8 190,7 132,8 91,7 33,8 149,0 69,5 379,92 30,20

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС652 99 м. Київ, вулиця Богатирська буд. 6а 3,491 2,147 41,9 182,4 140,5 83,4 41,5 148,2 69,2 35,99 2,85

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС737 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 8а 17,799 10,946 42,6 182,8 140,2 83,8 41,2 148,7 69,4 179,90 14,27

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС703 98 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 39 4,941 3,039 55,7 189,6 133,8 91,6 35,8 148,9 69,5 49,57 3,94

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС651 99 м. Київ, вулиця Богатирська буд. 16 5,326 3,275 41,7 182,3 140,6 83,3 41,6 146,8 68,5 55,09 4,32

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС667 99 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 3 9,058 5,571 42,5 182,7 140,2 83,7 41,2 148,5 69,3 90,88 7,20

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС650 99 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 23 9,930 6,107 40,0 181,5 141,4 82,5 42,4 148,2 69,1 107,92 8,53

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС649 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 45/28 6,422 3,950 51,9 187,6 135,7 88,6 36,7 148,7 69,4 70,95 5,63
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС666 98 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 15г 7,118 4,378 44,9 184,0 139,0 86,0 41,0 148,5 69,3 72,14 5,71

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС665 99 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 13а 5,364 3,299 45,1 184,1 139,0 85,1 40,0 148,6 69,3 59,53 4,72

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС723 98 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 26а 7,266 4,469 56,0 189,7 133,7 91,7 35,7 149,1 69,6 75,10 5,97

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС648 99 м. Київ, вулиця Озерна буд. 24 6,915 4,253 51,6 187,4 135,8 88,4 36,8 148,6 69,3 76,45 6,06

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС664 98,2 м. Київ, вулиця Тимошенка маршала, 13Б 2,686 1,652 49,5 186,3 136,8 88,1 38,6 148,8 69,4 25,47 2,02

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС647 99 м. Київ, вулиця Озерна буд. 16 6,640 4,084 46,8 184,9 138,2 85,9 39,2 148,6 69,3 73,31 5,81

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС663 102 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 21к.3 12,899 7,933 51,3 187,3 136,0 85,3 34,0 149,0 69,5 129,76 10,31

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС701 99 м. Київ, проспект Оболонський, 32Б 1,752 1,077 52,2 187,7 135,5 88,7 36,5 148,0 69,1 16,94 1,34

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС700 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 28б 6,792 4,177 54,4 188,8 134,5 89,8 35,5 148,2 69,2 74,37 5,88

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС662 99 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 19 3,053 1,878 50,7 186,9 136,3 87,9 37,3 148,5 69,3 29,63 2,35

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС661 99 м. Київ, вулиця Гайдай Зої буд. 6а 7,700 4,736 50,8 187,0 136,2 88,0 37,2 148,8 69,4 77,53 6,16

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС720 100 м. Київ, вулиця Прирічна буд. 19в 6,187 3,805 46,9 185,0 138,1 85,0 38,1 148,6 69,4 63,78 5,06

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС660 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 27а 3,953 2,431 50,6 186,9 136,3 87,9 37,3 148,6 69,3 40,18 3,18

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) будинок адміністративний ТОВ "Фірма "Бал" 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 45А 0,010 0,006 54,5 188,9 134,4 89,9 35,4 73,9 32,4 0,09 0,00

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС659 98 м. Київ, проспект Оболонський буд. 31 7,055 4,339 49,0 186,1 137,1 88,1 39,1 148,3 69,2 71,48 5,65

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС658 99 м. Київ, вулиця Гайдай Зої, 10В 1,938 1,192 47,6 185,3 137,8 86,3 38,8 147,9 69,0 18,73 1,48

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС657 99 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 20б 6,401 3,937 46,9 185,0 138,1 86,0 39,1 148,0 69,0 64,72 5,11

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС698 98 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 43б 7,600 4,674 54,0 188,7 134,7 90,7 36,7 148,8 69,4 83,63 6,64

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) будинок житловий 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 36д 1,070 0,658 52,0 187,6 135,6 88,6 36,6 148,5 69,3 14,36 1,14

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС655 98 м. Київ, вулиця Гайдай Зої буд. 12/10 8,216 5,053 42,8 182,9 140,1 84,9 42,1 147,6 68,9 90,09 7,10

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС656 98 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 6 15,553 9,565 44,9 184,0 139,1 86,0 41,1 148,6 69,3 171,33 13,58

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС654 99 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 13 7,048 4,335 41,7 182,3 140,6 83,3 41,6 148,3 69,2 78,14 6,18

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС653 99 м. Київ, вулиця Богатирська буд. 6/1 2,631 1,618 40,7 181,8 141,1 82,8 42,1 148,1 69,1 29,74 2,35

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС693 99 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 30 12,323 7,579 51,6 187,4 135,8 88,4 36,8 148,7 69,4 133,96 10,63

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС683 99 м. Київ, проспект Оболонський, 54 1,289 0,793 52,8 188,1 135,2 89,1 36,2 146,5 68,3 13,67 1,07

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС721 100 м. Київ, вулиця Прирічна буд. 17 8,654 5,322 49,2 186,2 137,0 86,2 37,0 148,6 69,4 89,69 7,11

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2)
адміністративно-промисловий комплекс ТОВ 
"ЦІЛЬОВА КОМЕРЦІЯ"

98,5 м. Київ, вулиця Озерна (Оболонь), 1 0,540 0,332 41,6 182,3 140,7 83,8 42,2 136,4 63,5 4,77 0,35

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС716 100 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 64/56 11,243 6,914 49,8 186,5 136,7 86,5 36,7 148,0 69,0 125,61 9,91

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС690 99 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 63 5,673 3,489 51,7 187,5 135,8 88,5 36,8 148,4 69,2 57,54 4,55

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС684 100,1 м. Київ, вулиця Північна буд. 2в 4,804 2,954 51,5 187,4 135,9 87,3 35,8 146,7 68,4 50,45 3,95

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС691 99 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 49 5,808 3,572 52,8 188,0 135,2 89,0 36,2 148,5 69,3 58,22 4,61

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС717 99,7 м. Київ, вулиця Прирічна буд. 29 5,581 3,432 42,2 182,6 140,4 82,9 40,7 148,0 69,1 57,60 4,55

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС718 100 м. Київ, вулиця Прирічна буд. 19г 7,015 4,314 39,9 181,4 141,5 81,4 41,5 147,8 68,9 72,98 5,75

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) ОСББ "Богатир" 98 м. Київ, вулиця Богатирська, 18А 0,592 0,364 41,8 182,3 140,6 84,3 42,6 147,8 68,9 7,27 0,57

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС694 98 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 36 8,015 4,929 50,2 186,7 136,5 88,7 38,5 148,5 69,3 87,49 6,93

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС688 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 59а 8,052 4,952 49,0 186,1 137,1 87,1 38,1 147,8 68,9 88,24 6,96

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС689 99 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 77 5,193 3,194 51,7 187,5 135,8 88,5 36,8 148,4 69,2 51,98 4,12

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) ТОВ "СІНЕВО УКРАЇНА" 99,5 м. Київ, вулиця Північна, 2/58А 0,037 0,023 53,2 188,2 135,1 88,7 35,6 147,0 68,6 0,37 0,03

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС685 99 м. Київ, вулиця Північна буд. 10 6,990 4,299 50,1 186,6 136,6 87,6 37,6 148,2 69,1 70,98 5,61

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) будинок житловий 99,5 м. Київ, вулиця Північна буд. 2/58 1,309 0,805 53,2 188,2 135,1 88,7 35,6 147,0 68,6 16,32 1,28

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС687 100 м. Київ, вулиця Північна буд. 48 8,045 4,948 50,8 187,0 136,2 87,0 36,2 147,6 68,9 82,34 6,49
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС646 98 м. Київ, вулиця Озерна буд. 6 14,046 8,638 44,2 183,6 139,4 85,6 41,4 148,5 69,3 148,17 11,74

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС832 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 47а 4,026 2,476 52,7 188,0 135,3 89,0 36,3 148,8 69,4 39,83 3,16

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС831 100 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 55 1,690 1,039 45,7 184,4 138,7 84,4 38,7 146,7 68,4 17,08 1,34

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) будинок житловий 99,44 м. Київ, вулиця Північна буд. 6 1,376 0,846 51,2 187,2 136,0 87,8 36,6 145,5 67,8 15,94 1,24

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС692 99 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, 41 0,159 0,098 54,4 188,9 134,5 89,9 35,5 148,8 69,4 1,58 0,13

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС759 100 м. Київ, набережна Оболонська буд. 1 блок №1 17,323 10,654 75,9 200,0 124,1 100,0 24,1 149,3 69,7 179,55 14,30

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС758 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 4а 17,652 10,856 62,8 193,2 130,4 94,2 31,4 149,0 69,5 180,88 14,38

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС695 99 м. Київ, вулиця Героїв Дніпра буд. 38е 6,893 4,239 51,7 187,5 135,8 88,5 36,8 148,5 69,3 75,74 6,00

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС697 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 49 4,686 2,882 50,1 186,7 136,5 87,7 37,5 147,7 68,9 51,07 4,02

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС699 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 32 8,241 5,068 51,9 187,6 135,7 88,6 36,7 148,8 69,4 91,65 7,27

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС696 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 51 7,486 4,604 44,4 183,7 139,3 84,7 40,3 147,9 69,0 81,88 6,46

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС719 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 44 7,747 4,764 51,6 187,4 135,8 88,4 36,8 148,3 69,2 80,08 6,34

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС686 99 м. Київ, вулиця Північна буд. 28 8,253 5,075 50,7 186,9 136,3 87,9 37,3 148,0 69,0 84,03 6,64

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС668 98 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 1б 8,409 5,172 42,2 182,6 140,4 84,6 42,4 148,3 69,2 92,19 7,29

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) УС722 100 м. Київ, вулиця Прирічна буд. 5 7,438 4,574 53,7 188,5 134,8 88,5 34,8 148,9 69,5 76,27 6,06

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1576 100 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора буд. 9г 5,636 3,466 80,8 217,9 137,1 117,9 37,1 148,0 69,0 67,39 5,32

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1505 103 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 92а 14,470 8,899 63,0 203,6 140,5 100,6 37,5 148,8 69,4 172,83 13,71

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1515 101 м. Київ, вулиця Лифаря Сержа буд. 8а 11,915 7,328 70,3 207,3 137,0 106,3 36,0 149,5 69,8 142,51 11,36

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1577 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
1в

17,304 10,642 81,1 218,1 137,0 118,1 37,0 149,0 69,5 195,77 15,56

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", КМФ ПАТ  
"УКРТЕЛЕКОМ"

103
м. Київ, проспект Маяковського Володимира, 
56А

0,275 0,169 69,8 207,1 137,3 104,1 34,3 144,5 67,3 3,36 0,26

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1578 101 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 8 15,005 9,228 83,6 219,4 135,8 118,4 34,8 148,5 69,3 181,27 14,36

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1508 101 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 83/2 12,380 7,614 67,0 205,6 138,6 104,6 37,6 149,0 69,5 146,16 11,61

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) фізкультурно-оздоровчий комплекс Київське КЕУ 100,5 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, 2Г 1,530 0,941 15,4 179,0 163,6 78,5 63,1 147,3 68,7 25,20 1,98

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

100 м. Київ, вулиця Каштанова буд. 1/9 0,702 0,432 81,0 218,0 137,1 118,0 37,1 148,6 69,3 9,70 0,77

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) ТОВ "Євротекстиль" 101 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, 2-А 1,141 0,702 79,9 217,5 137,6 116,5 36,6 147,1 68,6 12,91 1,01

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) Спеціалізована школа I-III ступенів N 247 100 м. Київ, вулиця Закревського Миколи, 37Б 0,764 0,470 74,2 209,4 135,1 109,4 35,1 149,3 69,7 8,61 0,69

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

100 м. Київ, вулиця Лифаря Сержа буд. 3б 0,982 0,604 74,3 209,4 135,1 109,4 35,1 149,4 69,7 12,18 0,97

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) КНП "ЦПМСД N 2" Деснянського району м.Києва 101 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, 19 1,277 0,785 79,2 217,1 137,9 116,1 36,9 147,1 68,6 15,17 1,19

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

103
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
71

1,346 0,828 61,7 202,9 141,2 99,9 38,2 149,2 69,6 17,91 1,43

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1582 100 м. Київ, вулиця Каштанова буд. 10 4,394 2,702 73,0 213,9 140,9 113,9 40,9 148,2 69,2 48,46 3,83

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1581 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
17г

2,798 1,721 79,2 217,1 137,9 117,1 37,9 148,2 69,1 30,94 2,45

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1580 100 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 6 12,918 7,945 78,2 216,6 138,4 116,6 38,4 147,7 68,9 153,78 12,12

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1507 102
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
64а

11,467 7,052 66,6 205,4 138,8 103,4 36,8 148,8 69,4 139,56 11,08

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1579 102
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
44/10

5,668 3,486 71,2 207,8 136,6 105,8 34,6 149,7 69,8 61,17 4,88

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

103
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
69

1,601 0,985 61,1 202,6 141,5 99,6 38,5 149,3 69,7 21,47 1,71
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) СШ №250 СШ І-ІІІ ступенів №250 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира, 
49Б

1,402 0,862 68,1 206,2 138,1 106,2 38,1 147,9 69,0 16,98 1,34

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1509 102 м. Київ, вулиця Милославська буд. 3 15,002 9,226 63,9 204,0 140,1 102,0 38,1 149,0 69,5 179,88 14,29

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1510 102 м. Київ, вулиця Данькевича Костянтина, 4 4,764 2,930 69,1 206,7 137,6 104,7 35,6 149,2 69,6 50,27 4,00

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1521 102
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
81/11

5,332 3,279 65,8 205,0 139,2 103,0 37,2 149,1 69,6 51,24 4,08

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1511 102 м. Київ, бульвар Бикова Леоніда буд. 4 12,444 7,653 69,4 206,8 137,5 104,8 35,5 148,6 69,3 150,72 11,95

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1512 102
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
54/9

12,902 7,935 69,5 206,9 137,4 104,9 35,4 149,4 69,7 153,87 12,26

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1513 102 м. Київ, вулиця Закревського Миколи, 53 16,580 10,196 69,1 206,7 137,6 104,7 35,6 149,3 69,7 195,69 15,58

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1574 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
12б

10,409 6,401 81,6 218,3 136,7 118,3 36,7 148,6 69,3 115,44 9,15

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1573 100 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 5а 7,441 4,576 82,0 218,5 136,6 118,5 36,6 149,0 69,5 83,68 6,65

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1572 100 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 5 4,826 2,968 83,6 219,4 135,8 119,4 35,8 148,9 69,5 53,06 4,21

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1571 100 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 13а 9,314 5,728 79,6 217,3 137,7 117,3 37,7 148,8 69,4 102,40 8,13

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1570 100 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 19а 8,955 5,507 79,8 217,4 137,6 117,4 37,6 148,1 69,1 97,76 7,72

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1569 100 м. Київ, вулиця Закревського Миколи, 23 4,809 2,958 80,2 217,6 137,4 117,6 37,4 147,2 68,7 57,73 4,53

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1516 102
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
79

9,061 5,573 67,8 206,0 138,2 104,0 36,2 149,5 69,7 118,07 9,41

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1568 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
20г

6,068 3,732 73,6 209,0 135,4 109,0 35,4 149,1 69,6 68,80 5,47

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1567 100 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора буд. 6а 7,345 4,517 73,3 208,9 135,6 108,9 35,6 149,1 69,6 88,12 7,01

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" 103
м. Київ, проспект Маяковського Володимира, 89-
95

0,042 0,026 67,2 205,7 138,5 102,7 35,5 148,9 69,5 0,40 0,03

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) ОСББ "Сонячний" 103
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
91в

2,546 1,566 67,2 205,7 138,5 102,7 35,5 148,9 69,5 36,19 2,87

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1540 102 м. Київ, вулиця Градинська буд. 9 23,204 14,271 63,1 203,6 140,5 101,6 38,5 148,9 69,5 261,28 20,76

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1514 102
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
65

9,347 5,748 68,1 206,2 138,1 104,2 36,1 149,5 69,8 114,83 9,16

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1517 102 м. Київ, бульвар Вигурівський буд. 3 2,953 1,816 66,9 205,6 138,7 103,6 36,7 149,1 69,6 28,38 2,26

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1518 102 м. Київ, вулиця Лифаря Сержа буд. 18 3,827 2,354 64,8 204,5 139,7 102,5 37,7 148,5 69,3 36,78 2,91

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

104
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
68

1,162 0,715 63,9 204,0 140,1 100,0 36,1 148,8 69,4 16,07 1,28

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

103
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
70

1,160 0,713 67,7 206,0 138,3 103,0 35,3 149,1 69,6 16,05 1,28

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1566 101 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, 6 0,106 0,065 74,8 209,7 134,8 108,7 33,8 148,5 69,3 1,02 0,08

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1565 100 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора буд. 4а 5,787 3,559 73,6 209,1 135,4 109,1 35,4 148,7 69,4 69,24 5,49

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1583 100 м. Київ, вулиця Каштанова буд. 4 4,553 2,800 77,8 216,4 138,6 116,4 38,6 148,2 69,2 49,79 3,94

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1564 101 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 29б 9,204 5,660 74,1 209,3 135,2 108,3 34,2 148,2 69,1 102,92 8,13

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1503 102
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
89

12,849 7,902 59,1 201,5 142,4 99,5 40,4 148,5 69,3 153,26 12,14

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1563 101 м. Київ, вулиця Закревського Миколи, 14 9,565 5,882 86,0 215,5 129,4 114,5 28,4 148,2 69,2 97,98 7,75

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1562 101 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 33 6,571 4,041 73,1 208,8 135,7 107,8 34,7 148,9 69,5 79,00 6,28

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1561 101 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 41а 6,468 3,978 73,9 209,2 135,3 108,2 34,3 149,3 69,6 76,91 6,12
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1560 103
м. Київ, проспект Маяковського Володимира, 
43/2

0,742 0,456 75,4 210,0 134,6 107,0 31,6 149,5 69,8 7,98 0,64

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1559 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
22

8,086 4,973 73,8 209,1 135,4 109,1 35,4 149,4 69,7 95,48 7,61

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1558 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
26б

6,836 4,204 73,1 208,8 135,7 108,8 35,7 149,2 69,6 76,80 6,11

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1584 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
17б

2,416 1,486 81,4 218,2 136,9 118,2 36,9 148,6 69,3 26,61 2,11

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1585 101
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
15а

4,778 2,938 83,4 219,3 135,9 118,3 34,9 148,9 69,5 52,17 4,14

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1557 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
32

5,530 3,401 75,3 209,9 134,6 109,9 34,6 149,5 69,8 61,58 4,91

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1575 101
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
14/13

4,862 2,990 82,6 218,9 136,2 117,9 35,2 148,4 69,2 58,98 4,67

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1556 101 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 45 6,884 4,234 74,7 209,6 134,9 108,6 33,9 149,5 69,8 77,70 6,20

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1555 101 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 49а 6,124 3,766 73,6 209,0 135,4 108,0 34,4 149,2 69,6 68,26 5,43

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1554 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
36/7

6,576 4,044 76,5 210,5 134,1 110,5 34,1 149,5 69,8 73,34 5,85

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1589 100 м. Київ, вулиця Ніколаєва Архітектора буд. 1/27 7,827 4,814 76,0 215,5 139,4 115,5 39,4 148,6 69,4 86,57 6,86

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1590 101 м. Київ, проспект Маяковського Володимира, 31 0,722 0,444 82,3 218,7 136,4 117,7 35,4 148,3 69,2 7,73 0,61

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1588 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
23

8,777 5,398 73,0 213,9 140,9 113,9 40,9 148,4 69,2 96,90 7,67

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1587 100 м. Київ, вулиця Ніколаєва Архітектора буд. 17 11,393 7,007 78,2 216,6 138,4 116,6 38,4 147,4 68,7 126,46 9,94

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1586 100 м. Київ, вулиця Каштанова буд. 14б 3,738 2,299 80,9 218,0 137,1 118,0 37,1 147,5 68,8 41,35 3,26

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1520 102 м. Київ, вулиця Данькевича Костянтина буд. 17 5,076 3,122 57,7 200,8 143,1 98,8 41,1 148,9 69,5 48,78 3,87

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

103
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
97/15

1,213 0,746 68,1 206,2 138,1 103,2 35,1 149,1 69,6 17,76 1,41

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1544 102 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 52/22 7,179 4,415 63,0 203,6 140,6 101,6 38,6 149,2 69,6 85,08 6,77

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1519 104 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 58 10,792 6,637 67,5 205,9 138,4 101,9 34,4 149,1 69,6 129,16 10,27

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1545 100 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 44 5,586 3,435 61,1 202,6 141,5 102,6 41,5 148,6 69,3 66,83 5,30

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

103
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
72

1,031 0,634 66,0 205,1 139,1 102,1 36,1 148,9 69,5 13,78 1,09

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1546 100 м. Київ, вулиця Беретті Вікентія буд. 10 4,899 3,013 71,1 207,7 136,7 107,7 36,7 148,7 69,4 58,11 4,61

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1547 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
51а

5,036 3,097 71,5 208,0 136,4 108,0 36,4 148,2 69,1 60,84 4,81

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1548 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
59

6,473 3,981 72,2 208,3 136,1 108,3 36,1 149,4 69,7 73,66 5,87

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1549 100 м. Київ, вулиця Лифаря Сержа буд. 15 5,442 3,347 72,2 208,3 136,1 108,3 36,1 149,3 69,7 60,70 4,83

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1550 100 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 40/11 3,438 2,114 62,8 203,5 140,6 103,5 40,6 148,5 69,3 38,38 3,04

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1551 100 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора буд. 26 6,105 3,755 62,4 203,2 140,9 103,2 40,9 148,3 69,2 72,87 5,76

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1552 100 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора буд. 14/33 7,195 4,425 69,2 206,7 137,6 106,7 37,6 149,0 69,5 85,96 6,83

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) УС1553 100
м. Київ, проспект Маяковського Володимира буд. 
37а

7,191 4,422 68,9 206,6 137,7 106,6 37,7 149,1 69,6 84,93 6,75

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС263 109 м. Київ, вулиця Пухівська, 3А 0,979 0,602 107,8 240,9 133,1 131,9 24,1 150,0 70,0 9,95 0,80

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1528 105 м. Київ, вулиця Радунська буд. 18а 1,530 0,941 72,7 216,1 143,4 111,1 38,4 148,1 69,1 17,18 1,36
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1539 102 м. Київ, вулиця Закревського Миколи буд. 95 27,274 16,774 82,5 221,1 138,7 119,1 36,7 149,0 69,5 300,60 23,89

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

103 м. Київ, вулиця Радунська буд. 7 0,766 0,471 69,9 214,7 144,7 111,7 41,7 147,8 68,9 10,69 0,84

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1504 103 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 82 13,733 8,446 70,0 214,7 144,7 111,7 41,7 148,6 69,3 159,75 12,66

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1538 104 м. Київ, вулиця Милославська буд. 2б 21,855 13,441 56,6 207,8 151,2 103,8 47,2 148,9 69,5 240,32 19,09

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1534 103 м. Київ, вулиця Радунська буд. 42/10 10,466 6,437 75,2 217,4 142,2 114,4 39,2 149,0 69,5 123,50 9,82

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1500 103 м. Київ, вулиця Цвєтаєвої Марини буд. 16в 5,492 3,378 68,9 214,1 145,2 111,1 42,2 148,6 69,3 60,17 4,77

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) ТОВ "СТЕЛТЕКС-ТРОЄЩИНА" 104 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, 91/29А 0,250 0,154 75,8 217,7 141,9 113,7 37,9 141,6 66,0 2,34 0,18

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1533 104 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 83/2 12,053 7,413 75,9 217,8 141,8 113,8 37,8 149,1 69,6 140,98 11,21

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) Вбудовані приміщення, ТОВ АТБ-Маркет 103 м. Київ, вулиця Радунська, 30 0,119 0,073 74,3 216,9 142,6 113,9 39,6 148,9 69,5 1,39 0,11

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1523 105 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 61а 12,004 7,382 71,9 215,7 143,8 110,7 38,8 147,9 69,0 141,56 11,17

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1525 103 м. Київ, вулиця Лісківська буд. 7 1,056 0,649 72,7 216,1 143,4 113,1 40,4 148,7 69,4 11,71 0,93

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1531 105 м. Київ, вулиця Радунська буд. 36 10,261 6,310 74,0 216,8 142,8 111,8 37,8 148,6 69,3 120,52 9,55

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1529 105 м. Київ, вулиця Градинська буд. 10а 9,961 6,126 73,6 216,5 143,0 111,5 38,0 148,7 69,4 114,93 9,12

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1532 105 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 81/1 6,837 4,205 74,0 216,8 142,8 111,8 37,8 148,8 69,4 80,31 6,37

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1524 103 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 63 5,235 3,220 73,4 216,4 143,1 113,4 40,1 148,7 69,4 61,11 4,85

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1526 105 м. Київ, вулиця Лісківська буд. 7а 4,130 2,540 73,7 216,6 142,9 111,6 37,9 148,6 69,3 42,71 3,39

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) ОСББ "Радунська 30" 103 м. Київ, вулиця Радунська буд. 30 1,274 0,784 74,0 216,8 142,7 113,8 39,7 149,0 69,5 16,02 1,27

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

104 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 80 0,965 0,593 72,2 215,8 143,6 111,8 39,6 148,5 69,3 13,47 1,07

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1530 103 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 77 7,942 4,884 73,7 216,6 142,9 113,6 39,9 148,8 69,4 92,82 7,37

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1522 104 м. Київ, вулиця Данькевича Костянтина буд. 16 22,584 13,889 72,0 215,7 143,7 111,7 39,7 148,5 69,3 248,38 19,68

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1506 103 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 98/29 5,388 3,314 79,6 219,6 140,1 116,6 37,1 149,4 69,7 63,70 5,08

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) ТОВ "Житло-Сервіс Груп" 102 м. Київ, вулиця Градинська буд. 20 0,854 0,525 73,4 216,5 143,0 114,5 41,0 148,1 69,1 10,58 0,84

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1537 104 м. Київ, вулиця Лісківська буд. 32/51 28,985 17,826 69,7 214,5 144,9 110,5 40,9 149,0 69,5 325,12 25,83

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1527 102 м. Київ, вулиця Радунська буд. 22/9 4,583 2,819 73,6 216,6 142,9 114,6 40,9 148,9 69,5 54,17 4,30

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1535 103 м. Київ, вулиця Лісківська буд. 18а 10,680 6,568 66,5 212,9 146,4 109,9 43,4 149,0 69,5 126,90 10,08

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1501 103 м. Київ, вулиця Цвєтаєвої Марини буд. 16б 2,742 1,686 66,3 212,8 146,5 109,8 43,5 148,0 69,0 30,59 2,41

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) Школа I-III ступенів  N 321 102 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора, 40Б 1,709 1,051 72,4 215,9 143,5 113,9 41,5 147,3 68,7 18,99 1,49

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1541 102 м. Київ, вулиця Лаврухіна Миколи буд. 11 8,905 5,476 72,9 216,2 143,3 114,2 41,3 148,3 69,2 103,61 8,19

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4)
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

102 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора буд. 42 1,190 0,732 72,6 216,0 143,5 114,0 41,5 147,6 68,9 16,42 1,29

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1542 101 м. Київ, вулиця Бальзака Оноре Де буд. 55г 8,983 5,525 71,7 215,5 143,9 114,5 42,9 147,2 68,7 106,09 8,33

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1502 102 м. Київ, вулиця Цвєтаєвої Марини буд. 12 8,210 5,049 62,5 210,8 148,3 108,8 46,3 148,1 69,1 89,68 7,09

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1543 102 м. Київ, вулиця Драйзера Теодора буд. 34/51 4,764 2,930 73,2 216,3 143,2 114,3 41,2 147,6 68,9 56,64 4,46

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) УС1536 103 м. Київ, вулиця Лісківська буд. 22 4,168 2,563 70,7 215,1 144,4 112,1 41,4 148,8 69,4 46,49 3,69

1.2.3_ДТЕЦ4 УС117 98 м. Київ, вул. Вербицького, 26-Б 7,270 3,468 63,2 191,7 128,5 93,7 30,5 149,0 69,5 71,02 5,65

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1739 104 м. Київ, вул. Гагаріна Юрія, 4 4,935 2,354 63,4 191,8 128,4 87,8 24,4 149,8 69,9 41,87 3,35

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1738 104 м. Київ, вул. Гагаріна Юрія, 9-1 3,553 1,695 57,5 188,8 131,3 84,8 27,3 149,8 69,9 29,37 2,35

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1737 104 м. Київ, вул. Гагаріна Юрія, 19/30 5,029 2,399 56,1 188,1 132,0 84,1 28,0 149,8 69,9 45,55 3,64

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1736 104 м. Київ, бульвар Верховної ради, 18-А 7,966 3,800 56,5 188,3 131,8 84,3 27,8 149,8 69,9 74,26 5,93

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1735 104 м. Київ, бульвар Верховної ради, 8/20 5,699 2,718 50,2 185,0 134,8 81,0 30,8 149,4 69,7 52,12 4,15

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1734 104 м. Київ, вул. Гагаріна Юрія, 5/2-1 8,438 4,025 55,5 187,7 132,3 83,7 28,3 149,6 69,8 70,23 5,60

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1733 104 м. Київ, вул. Гагаріна Юрія, 3 6,165 2,941 50,7 185,3 134,6 81,3 30,6 149,6 69,8 57,75 4,61
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1.2.3_ДТЕЦ4 УС1732 103 м. Київ, вул. Чупринки Григорія, 7 0,546 0,260 49,1 184,5 135,4 81,5 32,4 149,6 69,8 4,78 0,38

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1731 104 м. Київ, вул. Будівельників, 11 3,597 1,716 45,3 182,6 137,3 78,6 33,3 149,2 69,6 32,12 2,56

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1730 103 м. Київ, вул. Чупринки Григорія, 2/8 5,353 2,553 43,9 181,8 137,9 78,8 34,9 149,4 69,7 51,34 4,09

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1729 103 м. Київ, проспект Соборності, 14 3,574 1,705 41,0 180,3 139,3 77,3 36,3 149,0 69,5 33,28 2,65

1.2.3_ДТЕЦ4
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА 
ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА"-офіс

103 м. Київ, вул. Алматинська, 12 0,041 0,020 74,1 197,3 123,2 94,3 20,2 149,3 69,6 0,32 0,03

1.2.3_ДТЕЦ4 ЗАТ "ВКФ "Укрторгсервіс" (склад) 101 м. Київ, вул. Вільнюська, 33 0,932 0,445 83,3 202,1 118,8 101,1 17,8 149,3 69,7 7,22 0,57

1.2.3_ДТЕЦ4 Мазний В.В.(фіз.особа) - офіси, склади 101 м. Київ, вул. Гродненська, 32-А 0,264 0,126 82,8 201,9 119,0 100,9 18,0 136,4 63,5 2,05 0,15

1.2.3_ДТЕЦ4 ТОВ "БРИКЛЕЙЕРЗ" 102 м. Київ, вул. Академіка Бутлерова, 1 1,199 0,572 81,3 201,1 119,8 99,1 17,8 146,3 68,2 9,29 0,73

1.2.3_ДТЕЦ4
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ДТЕК СЕРВІС"

103 м. Київ, вул. Хоткевича Гната, 20-А 0,800 0,382 84,9 202,9 118,0 99,9 15,0 142,6 66,4 6,51 0,50

1.2.3_ДТЕЦ4
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ТОРАС"

104 м. Київ, вул. Віскозна, 2 0,727 0,347 84,9 202,9 118,0 98,9 14,0 138,9 64,6 7,15 0,53

1.2.3_ДТЕЦ4 КП "Київпастранс" (Служба колії) 104 м. Київ, вул. Усенка Павла, 7-9 0,910 0,434 66,3 193,3 127,0 89,3 23,0 149,9 70,0 8,34 0,67

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1728 104 м. Київ, вул. Тампере, 16 15,484 7,386 45,4 182,6 137,1 78,6 33,1 149,5 69,8 129,40 10,32

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1727 104 м. Київ, вул. Тампере, 12-Б 3,562 1,699 40,9 180,3 139,4 76,3 35,4 148,7 69,4 33,83 2,68

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1726 104 м. Київ, вул. Вифліємська, 10 8,912 4,251 37,8 178,7 140,9 74,7 36,9 148,1 69,1 82,35 6,51

1.2.3_ДТЕЦ4 УС160 104,5 м. Київ, вул. Севастопольська, 17 2,164 1,032 59,5 189,8 130,3 85,3 25,8 142,8 66,5 19,73 1,50

1.2.3_ДТЕЦ4 УС245 102 м. Київ, вул. Астраханська, 25 2,171 1,036 76,8 198,8 121,9 96,8 19,9 149,7 69,9 19,28 1,54

1.2.3_ДТЕЦ4 УС159 104,5 м. Київ, вул. Російська, 31-Б 4,040 1,927 68,5 194,5 126,0 90,0 21,5 148,0 69,1 36,67 2,90

1.2.3_ДТЕЦ4 УС167 107 м. Київ, вул. Російська, 82-А 4,496 2,145 68,0 194,2 126,2 87,2 19,2 148,1 69,1 39,78 3,14

1.2.3_ДТЕЦ4 УС158 103,5 м. Київ, вул. Новодарницька, 27-А 3,983 1,900 73,8 197,2 123,4 93,7 19,9 148,9 69,5 36,49 2,90

1.2.3_ДТЕЦ4 УС157 102 м. Київ, вул. Вереснева, 12-А 3,902 1,861 72,5 196,5 124,0 94,5 22,0 148,8 69,4 34,95 2,77

1.2.3_ДТЕЦ4 УС244 102 м. Київ, вул. Празька, 26 2,148 1,025 70,8 195,6 124,9 93,6 22,9 148,5 69,3 19,37 1,53

1.2.3_ДТЕЦ4 УС251 101 м. Київ, вул. Новаторів, 9 6,280 2,996 78,3 199,5 121,2 98,5 20,2 149,8 69,9 57,50 4,59

1.2.3_ДТЕЦ4 УС243 103 м. Київ, вул. Астраханська, 3 5,764 2,749 70,8 195,6 124,8 92,6 21,8 149,3 69,7 52,53 4,18

1.2.3_ДТЕЦ4 УС155 102 м. Київ, вул. Російська, 64 2,778 1,325 66,0 193,2 127,1 91,2 25,1 148,9 69,5 24,70 1,96

1.2.3_ДТЕЦ4 УС112 101 м. Київ, шосе Харківське, 180/21 10,712 5,110 64,5 192,4 127,9 91,4 26,9 148,8 69,4 108,54 8,62

1.2.3_ДТЕЦ4 УС154 103 м. Київ, вул. Санаторна, 27 2,907 1,387 57,5 188,8 131,3 85,8 28,3 148,2 69,1 25,64 2,03

1.2.3_ДТЕЦ4 УС252 102 м. Київ, вул. Новаторів, 22-В 3,722 1,775 79,6 200,2 120,6 98,2 18,6 149,8 69,9 35,16 2,81

1.2.3_ДТЕЦ4 УС153 103 м. Київ, вул. Шевельова Юрія, 48 1,210 0,577 63,5 191,9 128,3 88,9 25,3 147,4 68,7 10,77 0,85

1.2.3_ДТЕЦ4 В/ч А-0476 МОУ (адмін.буд.) 108 м. Київ, вул. Бориспільська, 17 0,553 0,264 71,6 196,1 124,4 88,1 16,4 146,6 68,4 4,29 0,34

1.2.3_ДТЕЦ4 УС152 103,5 м. Київ, вул. Севастопольська, 19 5,140 2,452 64,1 192,2 128,1 88,7 24,6 147,0 68,6 45,94 3,60

1.2.3_ДТЕЦ4 УС151 106 м. Київ, вул. Тростянецька, 51 2,464 1,175 57,9 189,0 131,1 83,0 25,1 148,1 69,1 21,53 1,70

1.2.3_ДТЕЦ4 УС150 106 м. Київ, вул. Севастопольська, 22 3,507 1,673 64,1 192,2 128,1 86,2 22,1 148,3 69,2 32,14 2,54

1.2.3_ДТЕЦ4 УС204 106 м. Київ, проспект Соборності, 13 15,328 7,311 -33,7 141,7 175,4 35,7 69,4 149,3 69,7 134,01 10,67

1.2.3_ДТЕЦ4 УС205 104 м. Київ, шосе Харківське, 2 8,956 4,272 -10,8 153,5 164,4 49,5 60,4 149,4 69,7 73,89 5,89

1.2.3_ДТЕЦ4 УС206 103 м. Київ, шосе Харківське, 2-Б 13,227 6,309 3,4 160,9 157,5 57,9 54,5 149,5 69,8 116,62 9,30

1.2.3_ДТЕЦ4 УС253 101 м. Київ, вул. Академіка Бутлерова, 6 0,310 0,148 83,0 202,0 118,9 101,0 17,9 137,2 63,8 2,40 0,18

1.2.3_ДТЕЦ4 УС167 107 м. Київ, вул. Россошанська, 3 1,943 0,927 74,4 197,5 123,1 90,5 16,1 144,7 67,5 15,58 1,20

1.2.3_ДТЕЦ4 УС254 101 м. Київ, вул. Довбуша Олекси, 22 2,325 1,109 83,0 202,0 119,0 101,0 18,0 148,6 69,3 18,36 1,46

1.2.3_ДТЕЦ4 УС255 104 м. Київ, вул. Алматинська, 41-А 17,018 8,118 82,4 201,6 119,3 97,6 15,3 148,1 69,1 149,67 11,82

1.2.3_ДТЕЦ4 УС169 110 м. Київ, вул. Бориспільська, 26б 1,108 0,529 72,1 196,3 124,2 86,3 14,2 146,4 68,3 9,80 0,77

1.2.3_ДТЕЦ4 УС256 105 м. Київ, вул. Алматинська, 34 1,204 0,574 72,4 196,5 124,1 91,5 19,1 149,0 69,5 10,44 0,83
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1.2.3_ДТЕЦ4 УС1697 99
м. Київ, вул. Митрополита Шептицького Андрія, 
1/2-1.1

25,643 12,232 63,0 191,6 128,6 92,6 29,6 148,5 69,3 228,61 18,10

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1698 99
м. Київ, вул. Митрополита Шептицького Андрія, 
7-

4,363 2,081 63,9 192,1 128,1 93,1 29,1 147,8 68,9 41,63 3,28

1.2.3_ДТЕЦ4 УС257 105 м. Київ, вул. Інженера Бородіна, 5-А 4,925 2,349 68,5 194,5 125,9 89,5 20,9 146,8 68,5 45,47 3,56

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1699 101 м. Київ, вул. Челябінська, 15 4,640 2,213 64,1 192,2 128,1 91,2 27,1 148,3 69,2 44,79 3,54

1.2.3_ДТЕЦ4 УС170 107 м. Київ, вул. Бориспільська, 26 5,012 2,391 62,3 191,2 129,0 84,2 22,0 148,3 69,2 48,60 3,84

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1700 101
м. Київ, вул. Митрополита Шептицького Андрія, 
22-А

7,491 3,573 63,3 191,7 128,5 90,7 27,5 148,5 69,3 71,63 5,67

1.2.3_ДТЕЦ4 УС258 107 м. Київ, вул. Алматинська, 56 8,911 4,250 69,9 195,2 125,2 88,2 18,2 148,6 69,3 79,36 6,29

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1701 103 м. Київ, вул. Челябінська, 5-А 4,826 2,302 62,2 191,2 129,0 88,2 26,0 147,5 68,8 41,66 3,28

1.2.3_ДТЕЦ4 УС259 107,2 м. Київ, вул. Алматинська, 99/2 2,564 1,223 68,6 194,5 125,9 87,3 18,7 148,5 69,3 22,19 1,76

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1702 100
м. Київ, вул. Митрополита Шептицького Андрія, 
24

10,083 4,810 64,1 192,2 128,1 92,2 28,1 148,5 69,3 87,34 6,92

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1703 101 м. Київ, вул. Окіпної Раїси, 7 21,039 10,036 65,0 192,6 127,6 91,6 26,6 149,0 69,5 180,83 14,38

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1704 103 м. Київ, вул. Плєханова, 4-А 8,052 3,841 65,8 193,0 127,3 90,0 24,3 149,1 69,6 72,10 5,73

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1705 100 м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, 8 24,432 11,654 65,3 192,8 127,5 92,8 27,5 149,1 69,6 200,41 15,93

1.2.3_ДТЕЦ4 УС261 113,5 м. Київ, вул. Алматинська, 109-А 7,000 3,339 65,8 193,1 127,2 79,6 13,7 147,9 69,0 61,45 4,85

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1707 103 м. Київ, вул. Червоноткацька, 17 3,176 1,515 51,5 185,8 134,3 82,8 31,3 147,8 68,9 27,05 2,13

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1706 103 м. Київ, вул. Будівельників, 38/14 2,863 1,366 51,7 185,9 134,2 82,9 31,2 148,8 69,4 23,70 1,88

1.2.3_ДТЕЦ4 УС262 112 м. Київ, вул. Алматинська, 68-А 5,419 2,585 65,2 192,8 127,5 80,8 15,5 146,6 68,4 48,16 3,77

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1708 104 м. Київ, вул. Краківська, 6 3,832 1,828 51,8 186,0 134,2 82,0 30,2 149,0 69,5 34,75 2,76

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1709 104 м. Київ, вул. Бажова, 15/20 4,275 2,039 52,3 186,2 133,9 82,2 29,9 149,2 69,6 39,56 3,15

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1710 104 м. Київ, вул. Червоноткацька, 23 2,254 1,075 51,9 186,0 134,1 82,0 30,1 148,4 69,2 20,29 1,61

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1711 104 м. Київ, бульвар Праці, 10 8,572 4,089 53,2 186,7 133,5 82,7 29,5 149,4 69,7 81,78 6,52

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1712 104 м. Київ, вул. Краківська, 16 3,583 1,709 52,7 186,5 133,7 82,5 29,7 149,5 69,8 32,12 2,56

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1713 104 м. Київ, вул. Попудренка, 34 4,414 2,105 54,1 187,1 133,1 83,1 29,1 149,5 69,8 44,42 3,54

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1714 105 м. Київ, вул. Пожарського, 8-А 6,636 3,165 54,7 187,5 132,8 82,5 27,8 149,6 69,8 59,65 4,76

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1715 105 м. Київ, вул. Хоткевича Гната, 4 17,696 8,441 52,6 186,4 133,8 81,4 28,8 149,3 69,7 160,06 12,75

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1716 103 м. Київ, бульвар Верховної ради, 1-А 34,144 16,287 43,7 181,8 138,1 78,8 35,1 149,5 69,7 279,93 22,31

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1717 103 м. Київ, вул. Тороповського Георгія, 41 7,516 3,585 46,0 183,0 137,0 80,0 34,0 149,1 69,6 67,50 5,37

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1718 103 м. Київ, вул. Червоноткацька, 10 4,817 2,298 49,8 184,9 135,1 81,9 32,1 149,7 69,8 42,64 3,40

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1719 104 м. Київ, вул. Червоноткацька, 16 2,721 1,298 50,9 185,5 134,6 81,5 30,6 149,7 69,9 24,80 1,98

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1720 105 м. Київ, бульвар Верховної ради, 23-Б 8,880 4,236 54,2 187,2 133,0 82,2 28,0 149,8 69,9 82,25 6,57

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1721 107 м. Київ, бульвар Верховної ради, 25-А 3,663 1,747 54,4 187,3 132,9 80,3 25,9 149,6 69,8 33,25 2,65

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1722 105 м. Київ, вул. Поправки Юрія, 3 7,686 3,666 51,8 186,0 134,2 81,0 29,2 149,2 69,6 74,09 5,90

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1725 103 м. Київ, вул. Вифліємська, 18/2-1 4,623 2,205 41,0 180,3 139,3 77,3 36,3 148,3 69,2 42,55 3,37

1.2.3_ДТЕЦ4 УС1740 105 м. Київ, вул. Гагаріна Юрія, 20- 6,612 3,154 62,9 191,6 128,7 86,6 23,7 149,9 69,9 62,96 5,03

1.2.3_ДТЕЦ4 УС266 108 м. Київ, вул. Гашека Ярослава, 15 4,502 2,148 51,0 185,5 134,4 77,5 26,4 149,4 69,7 43,45 3,46

1.2.3_ДТЕЦ4 УС267 110 м. Київ, вул. Гашека Ярослава, 17 3,691 1,761 59,4 189,8 130,4 79,8 20,4 149,0 69,5 33,76 2,68

1.2.3_ДТЕЦ4 УС268 105 м. Київ, вул. Сосюри Володимира, 4 10,809 5,156 68,5 194,5 126,0 89,5 21,0 149,5 69,7 92,01 7,33

1.2.3_ДТЕЦ4 УС269 97 м. Київ, вул. Комбінатна, 25 7,477 3,566 64,1 192,2 128,1 95,2 31,1 148,3 69,2 69,30 5,48

1.2.3_ДТЕЦ4 УС276 105 м. Київ, вул. Волго-Донська, 73 3,357 1,601 67,7 194,0 126,3 89,0 21,3 147,8 68,9 31,14 2,46

1.2.3_ДТЕЦ4 УС260 109,3 м. Київ, вул. Рогозівська, 1а 4,238 2,021 67,8 194,1 126,3 84,8 17,0 148,3 69,2 36,78 2,91

1.2.3_ДТЕЦ4 УС149 105 м. Київ, вул. Російська, 42/15 3,346 1,596 54,3 187,1 132,8 82,1 27,8 148,2 69,2 30,57 2,42
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1.2.3_ДТЕЦ4 УС148 105 м. Київ, вул. Севастопольська, 12/22 1,912 0,912 69,0 194,7 125,7 89,7 20,7 147,9 69,0 15,00 1,18

1.2.3_ДТЕЦ4 УС147 105 м. Київ, вул. Новодарницька, 15/1 1,905 0,909 72,0 196,3 124,3 91,3 19,3 147,8 69,0 16,60 1,31

1.2.3_ДТЕЦ4 УС146 104 м. Київ, вул. Сормовська, 18 4,514 2,153 76,3 198,5 122,2 94,5 18,2 149,3 69,7 40,42 3,22

1.2.3_ДТЕЦ4 УС145 106 м. Київ, вул. Привокзальна, 8 11,736 5,598 69,8 195,1 125,3 89,1 19,3 149,7 69,9 104,36 8,33

1.2.3_ДТЕЦ4 УС99 101 м. Київ, шосе Харківське, 154-А 2,402 1,146 44,6 182,1 137,5 81,1 36,5 148,6 69,3 18,62 1,48

1.2.3_ДТЕЦ4 УС144 107 м. Київ, вул. Привокзальна, 14-А 8,283 3,951 63,7 192,0 128,2 85,0 21,2 148,2 69,2 74,88 5,92

1.2.3_ДТЕЦ4 УС100 101 м. Київ, вул. Тростянецька, 8 3,912 1,866 52,2 186,0 133,8 85,0 32,8 149,0 69,5 30,32 2,41

1.2.3_ДТЕЦ4 УС171 107 м. Київ, вул. Бориспільська, 32-А 1,766 0,842 70,6 195,6 124,9 88,6 17,9 147,6 68,9 16,87 1,33

1.2.3_ДТЕЦ4 УС143 106 м. Київ, вул. Сімферопольска, 7/2 4,186 1,997 52,9 186,4 133,5 80,4 27,5 148,3 69,2 39,44 3,12

1.2.3_ДТЕЦ4 УС101 100 м. Київ, вул. Тростянецька, 6-А 2,479 1,183 59,2 189,6 130,4 89,6 30,4 149,2 69,6 19,22 1,53

1.2.3_ДТЕЦ4 УС142 106 м. Київ, вул. Зрошувальна, 3-А 3,584 1,710 76,7 198,7 122,0 92,7 16,0 144,2 67,2 30,82 2,37

1.2.3_ДТЕЦ4 УС141 104,3 м. Київ, вул. Бориспільська, 5 1,383 0,660 77,3 199,0 121,7 94,7 17,4 148,9 69,5 10,72 0,85

1.2.3_ДТЕЦ4 УС140 104 м. Київ, вул. Бориспільська, 3 4,760 2,271 77,3 199,0 121,7 95,0 17,7 149,5 69,7 41,81 3,33

1.2.3_ДТЕЦ4 УС139 105 м. Київ, вул. Ялтинська, 5-А 1,938 0,925 56,3 188,2 131,8 83,2 26,8 146,8 68,5 17,46 1,37

1.2.3_ДТЕЦ4 УС138 104,5 м. Київ, вул. Чубинського Павла, 10 4,693 2,238 63,7 192,0 128,2 87,5 23,7 148,0 69,0 43,97 3,47

1.2.3_ДТЕЦ4 УС137 103 м. Київ, вул. Заслонова Констянтина, 7/13 0,939 0,448 63,9 192,1 128,1 89,1 25,1 148,4 69,2 8,22 0,65

1.2.3_ДТЕЦ4 УС136 107 м. Київ, вул. Сімферопольска, 11 3,954 1,886 64,9 192,6 127,6 85,6 20,6 148,8 69,4 35,95 2,85

1.2.3_ДТЕЦ4 УС98-101 БН 99,75 Тростянецька,8-Б 9,690 4,622 60,1 190,1 130,0 90,4 30,2 149,4 69,7 109,36 8,71

1.2.3_ДТЕЦ4 УС242 103 м. Київ, вул. Хорольська, 1 2,419 1,154 70,3 195,4 125,1 92,4 22,1 149,1 69,6 22,80 1,81

1.2.3_ДТЕЦ4 УС241 104 м. Київ, вул. Хорольська, 1-А 1,449 0,691 70,2 195,3 125,1 91,3 21,1 149,0 69,5 13,35 1,06

1.2.3_ДТЕЦ4 УС172 107,4 м. Київ, вул. Бориспільська, 28-Б 4,016 1,916 58,3 189,2 130,9 81,8 23,5 147,8 69,0 37,14 2,93

1.2.3_ДТЕЦ4 УС135 105 м. Київ, вул. Новодарницька, 13 4,643 2,215 64,1 192,1 128,1 87,1 23,1 148,8 69,4 41,99 3,33

1.2.3_ДТЕЦ4 УС240 104 м. Київ, вул. Хорольська, 10 1,878 0,896 74,3 197,5 123,1 93,5 19,1 149,0 69,5 16,43 1,31

1.2.3_ДТЕЦ4 УС102 104 м. Київ, шосе Харківське, 152 5,573 2,658 60,3 190,2 129,9 86,2 25,9 149,0 69,5 49,80 3,96

1.2.3_ДТЕЦ4 УС239 109 м. Київ, шосе Харківське, 9 5,657 2,699 55,2 187,6 132,4 78,6 23,4 149,5 69,8 53,58 4,27

1.2.3_ДТЕЦ4 УС173 106 м. Київ, вул. Поліська, 28 1,378 0,657 68,8 194,6 125,8 88,6 19,8 144,9 67,5 11,78 0,91

1.2.3_ДТЕЦ4 УС238 101 м. Київ, шосе Харківське, 17-А 8,871 4,231 76,8 198,7 121,9 97,7 20,9 149,8 69,9 68,76 5,50

1.2.3_ДТЕЦ4 УС237 101 м. Київ, вул. Сосницька, 21 4,587 2,188 54,2 187,1 132,9 86,1 31,9 148,5 69,3 42,58 3,37

1.2.3_ДТЕЦ4 УС236 103 м. Київ, вул. Двінська, 19-1 2,065 0,985 70,0 195,2 125,2 92,2 22,2 148,4 69,3 20,60 1,63

1.2.3_ДТЕЦ4 УС118 98 м. Київ, вул. Декабристів, 5-А 8,692 4,146 62,3 191,2 128,9 93,2 30,9 148,6 69,3 85,75 6,80

1.2.3_ДТЕЦ4 УС235 102 м. Київ, вул. Сосницька, 10 1,301 0,621 70,0 195,3 125,2 93,3 23,2 148,6 69,3 12,52 0,99

1.2.3_ДТЕЦ4 УС156 102 м. Київ, вул. Російська, 58-А 1,164 0,555 72,3 196,4 124,1 94,4 22,1 145,6 67,9 10,02 0,78

1.2.3_ДТЕЦ4 УС174 105 м. Київ, вул. Хвильового Миколи, 1-1 4,484 2,139 70,2 195,3 125,1 90,3 20,1 146,7 68,4 41,39 3,24

1.2.3_ДТЕЦ4 УС134 104,5 м. Київ, вул. Ялтинська, 20/18 1,256 0,599 64,3 192,3 127,9 87,8 23,4 149,1 69,6 10,01 0,80

1.2.3_ДТЕЦ4 УС133 106 м. Київ, вул. Новодарницька, 6 3,323 1,585 64,8 192,5 127,7 86,5 21,7 149,2 69,6 28,48 2,27

1.2.3_ДТЕЦ4 УС106 101,5 м. Київ, шосе Харківське, 160-А 3,374 1,609 42,1 180,8 138,7 79,3 37,2 147,6 68,8 32,03 2,52

1.2.3_ДТЕЦ4 УС107 101 м. Київ, шосе Харківське, 168-А 4,336 2,068 57,6 188,8 131,2 87,8 30,2 148,4 69,2 39,13 3,10

1.2.3_ДТЕЦ4 УС175 108 м. Київ, вул. Бориспільська, 30-А 0,663 0,316 71,5 196,0 124,5 88,0 16,5 147,4 68,8 6,09 0,48

1.2.3_ДТЕЦ4 УС111 100 м. Київ, шосе Харківське, 174-А 2,825 1,347 58,8 189,4 130,6 89,4 30,6 148,3 69,2 27,23 2,15

1.2.3_ДТЕЦ4 УС108 99,5 м. Київ, вул. Горлівська, 124-4 3,138 1,497 59,1 189,6 130,5 90,1 31,0 148,4 69,2 29,50 2,33

1.2.3_ДТЕЦ4 УС109 100 м. Київ, шосе Харківське, 170 7,495 3,575 59,7 189,9 130,2 89,9 30,2 148,2 69,1 67,52 5,34

1.2.3_ДТЕЦ4 УС103 105 м. Київ, вул. Славгородська, 8 6,258 2,985 59,2 189,6 130,4 84,6 25,4 148,8 69,5 56,22 4,46

1.2.3_ДТЕЦ4 УС132 105 м. Київ, шосе Харківське, 49 4,796 2,287 64,8 192,5 127,7 87,5 22,7 149,4 69,7 43,31 3,45

1.2.3_ДТЕЦ4 УС131 105 м. Київ, вул. Тростянецька, 49 8,291 3,955 61,0 190,5 129,6 85,5 24,6 149,2 69,6 74,84 5,96
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1.2.3_ДТЕЦ4 УС130 104 м. Київ, шосе Харківське, 146 20,970 10,003 64,6 192,4 127,8 88,4 23,8 149,5 69,7 208,10 16,59

1.2.3_ДТЕЦ4 УС129 104 м. Київ, шосе Харківське, 58-А 8,697 4,148 68,6 194,5 125,9 90,5 21,9 149,4 69,7 79,57 6,34

1.2.3_ДТЕЦ4 УС98 100 м. Київ, вул. Тростянецька, 6-Є 2,734 1,304 56,9 188,4 131,5 88,4 31,5 148,7 69,4 21,19 1,68

1.2.3_ДТЕЦ4 УС119 99 м. Київ, вул. Декабристів, 9-А 6,090 2,905 64,1 192,1 128,1 93,1 29,1 148,7 69,4 60,20 4,78

1.2.3_ДТЕЦ4 УС97 100 м. Київ, шосе Харківське, 168-Г 4,069 1,941 60,0 190,0 130,1 90,0 30,1 149,0 69,5 40,81 3,24

1.2.3_ДТЕЦ4 УС176 108 м. Київ, вул. Поліська, 4 1,734 0,827 69,8 195,1 125,3 87,1 17,3 147,2 68,7 16,10 1,26

1.2.3_ДТЕЦ4 УС104 104 м. Київ, шосе Харківське, 61-А 5,512 2,629 58,9 189,5 130,6 85,5 26,6 148,2 69,1 48,08 3,80

1.2.3_ДТЕЦ4 УС96 100 м. Київ, вул. Вербицького, 5 6,469 3,086 62,1 191,1 129,0 91,1 29,0 149,3 69,7 53,92 4,29

1.2.3_ДТЕЦ4 УС177 106,7 м. Київ, пров. Поліський, 7/1 4,177 1,992 61,5 190,8 129,4 84,1 22,7 147,8 68,9 38,22 3,01

1.2.3_ДТЕЦ4 УС128 108 м. Київ, шосе Харківське, 56 5,820 2,776 69,8 195,1 125,3 87,1 17,3 149,0 69,5 52,87 4,20

1.2.3_ДТЕЦ4 УС178 108 м. Київ, вул. Поліська, 10 6,948 3,314 71,3 195,9 124,6 87,9 16,6 147,3 68,7 62,48 4,91

1.2.3_ДТЕЦ4 УС127 100 м. Київ, вул. Ревуцького, 5 3,899 1,860 68,5 194,5 125,9 94,5 25,9 149,3 69,6 35,09 2,79

1.2.3_ДТЕЦ4 УС126 99 м. Київ, вул. Ревуцького, 13 14,009 6,682 66,4 193,3 127,0 94,3 28,0 149,5 69,8 138,13 11,02

1.2.3_ДТЕЦ4 УС125 99 м. Київ, вул. Ревуцького, 19/1 13,035 6,218 65,7 193,0 127,3 94,0 28,3 149,3 69,7 122,11 9,72

1.2.3_ДТЕЦ4 УС179 109,8 м. Київ, вул. Бориспільська, 34-А 1,385 0,661 70,9 195,7 124,8 85,9 15,0 143,9 67,1 10,74 0,82

1.2.3_ДТЕЦ4 УС124 101 м. Київ, шосе Харківське, 121 19,313 9,212 59,5 189,8 130,3 88,8 29,3 147,6 68,8 183,83 14,47

1.2.3_ДТЕЦ4 УС122 98 м. Київ, проспект Бажана Миколи, 7-Д 6,751 3,220 63,9 192,0 128,2 94,0 30,2 147,6 68,9 67,20 5,29

1.2.3_ДТЕЦ4 УС95 100 м. Київ, вул. Декабристів, 12/37-1 10,745 5,125 41,3 180,4 139,1 80,4 39,1 149,0 69,5 99,82 7,93

1.2.3_ДТЕЦ4 УС201 108 м. Київ, шосе Харківське, 16 10,128 4,831 52,0 186,0 133,9 78,0 25,9 149,2 69,6 85,97 6,84

1.2.3_ДТЕЦ4 УС200 108 м. Київ, вул. Березнева, 5 2,979 1,421 49,3 184,6 135,3 76,6 27,3 148,6 69,4 27,24 2,16

1.2.3_ДТЕЦ4 УС199 104,5 м. Київ, вул. Гашека Ярослава, 8 6,074 2,897 52,5 186,2 133,7 81,7 29,2 149,5 69,7 51,72 4,12

1.2.3_ДТЕЦ4 УС94 100 м. Київ, вул. Вербицького, 14-А 9,257 4,415 64,8 192,5 127,7 92,5 27,7 149,1 69,6 85,78 6,82

1.2.3_ДТЕЦ4 УС198 104 м. Київ, вул. Каунаська, 10 2,784 1,328 52,8 186,4 133,6 82,4 29,6 149,5 69,8 25,95 2,07

1.2.3_ДТЕЦ4 УС121 98 м. Київ, проспект Бажана Миколи, 9Д 5,985 2,855 63,6 191,9 128,3 93,9 30,3 148,6 69,3 59,58 4,72

1.2.3_ДТЕЦ4 УС120 99 м. Київ, проспект Бажана Миколи, 9 3,973 1,895 63,4 191,8 128,4 92,8 29,4 148,2 69,1 39,78 3,14

1.2.3_ДТЕЦ4 УС93 100 м. Київ, вул. Ревуцького, 29-А 5,669 2,704 61,0 190,5 129,6 90,5 29,6 148,8 69,4 55,83 4,43

1.2.3_ДТЕЦ4 УС197 102 м. Київ, проспект Соборності, 17 46,967 22,403 76,4 198,5 122,2 96,5 20,2 149,6 69,8 413,80 33,01

1.2.3_ДТЕЦ4 УС105 101,5 м. Київ, шосе Харківське, 158 5,160 2,461 60,0 190,0 130,0 88,5 28,5 149,1 69,6 49,66 3,95

1.2.3_ДТЕЦ4 УС246 101,5 м. Київ, вул. Празька, 22 1,669 0,796 72,3 196,4 124,1 94,9 22,6 149,3 69,7 14,99 1,19

1.2.3_ДТЕЦ4 УС250 101 м. Київ, вул. Алматинська, 2 5,365 2,559 69,7 195,1 125,4 94,1 24,4 147,6 68,9 46,13 3,63

1.2.3_ДТЕЦ4 УС113 101,6 м. Київ, вул. Ташкентська, 33 6,717 3,204 64,8 192,5 127,7 90,9 26,1 148,0 69,0 60,04 4,74

1.2.3_ДТЕЦ4 УС249 100,5 м. Київ, пров. Бишівський, 9 5,602 2,672 77,0 198,9 121,8 98,4 21,3 148,9 69,5 51,09 4,06

1.2.3_ДТЕЦ4 УС114 101 м. Київ, вул. Вербицького, 36-Б 8,174 3,899 59,6 189,8 130,2 88,8 29,2 148,7 69,4 81,59 6,47

1.2.3_ДТЕЦ4 УС115 99 м. Київ, вул. Вірменська, 5-А 11,981 5,715 43,9 181,8 137,8 82,8 38,8 148,9 69,5 115,70 9,19

1.2.3_ДТЕЦ4 УС116 98 м. Київ, вул. Вербицького, 28-А 5,620 2,681 64,1 192,2 128,0 94,2 30,0 148,9 69,5 51,28 4,07

1.2.3_ДТЕЦ4 УС161 104 м. Київ, вул. Бориспільська, 6 5,861 2,796 68,8 194,6 125,8 90,6 21,8 149,1 69,6 54,94 4,37

1.2.3_ДТЕЦ4 УС162 103,5 м. Київ, вул. Російська, 70 2,619 1,249 74,5 197,5 123,1 94,0 19,6 148,9 69,5 23,35 1,85

1.2.3_ДТЕЦ4 УС247 102 м. Київ, вул. Азербайджанська, 8-А 9,481 4,523 78,9 199,8 121,0 97,8 19,0 149,2 69,6 87,10 6,93

1.2.3_ДТЕЦ4 УС248 101 м. Київ, вул. Празька, 17 5,176 2,469 76,8 198,7 121,9 97,7 20,9 147,3 68,7 46,93 3,69

1.2.3_ДТЕЦ4 УС163 103,2 м. Київ, вул. Волго-Донська, 66 1,957 0,933 64,0 192,1 128,1 88,9 24,9 147,2 68,7 16,69 1,31

1.2.3_ДТЕЦ4 УС164 105 м. Київ, вул. Тростянецька, 109 1,097 0,523 69,9 195,2 125,3 90,2 20,3 147,2 68,7 9,28 0,73

1.2.3_ДТЕЦ4 РГ УПЦ КЄ Свято-Михайлівської парафії 103 м. Київ, проспект Миру, 16 0,288 0,137 45,2 182,5 137,4 79,5 34,4 149,4 69,7 2,23 0,18

1.2.3_ДТЕЦ4 УС203 104,7 м. Київ, проспект Соборності, 13-А 1,520 0,725 75,9 198,3 122,4 93,6 17,7 149,3 69,6 13,06 1,04

1.2.3_ДТЕЦ4 УС110 99 м. Київ, вул. Вербицького, 9-Г 13,276 6,333 63,8 192,0 128,2 93,0 29,2 149,1 69,6 132,70 10,56
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1.2.3_ДТЕЦ4 УС123 99 м. Київ, проспект Бажана Миколи, 7 6,634 3,164 62,6 191,4 128,8 92,4 29,8 148,5 69,3 66,40 5,26

1.2.3_ДТЕЦ4 житловий будинок. ТОВ "РАДА-2", (кв.181-528) 98 м. Київ, вул. Ревуцького, 9 2,532 1,208 61,5 190,8 129,3 92,8 31,3 149,1 69,6 31,12 2,47

1.2.3_ДТЕЦ4 Відділ культури Дарницької РДА (клуб) 104 м. Київ, вул. Заслонова Констянтина, 18 0,245 0,117 73,5 197,0 123,6 93,0 19,6 147,7 68,9 1,90 0,15

1.2.3_ДТЕЦ4 ГО "Мистецький центр "Подих" 104 м. Київ, вул. Заслонова Констянтина, 18 0,007 0,003 73,5 197,0 123,6 93,0 19,6 147,7 68,9 0,06 0,00

1.2.3_ДТЕЦ4 ТОВ "СС "Схід"(спорткомплекс) 103 м. Київ, вул. Бориспільська, 8 0,350 0,167 74,8 197,7 122,9 94,7 19,9 148,5 69,3 2,71 0,21

1.2.3_ДТЕЦ4 ТОВ "ФСК ВОСХОД" 103 м. Київ, вул. Бориспільська, 8 0,350 0,167 74,8 197,7 122,9 94,7 19,9 148,5 69,3 2,71 0,21

1.2.3_ДТЕЦ4 ТОВ "Офісний центр "Індустріальний" (офіс) 110 м. Київ, вул. Бориспільська, 11 0,400 0,191 73,9 197,2 123,3 87,2 13,3 143,9 67,1 3,10 0,24

1.2.3_ДТЕЦ4 ТОВ "НОРТОН-УКРАЇНА" (офіс, склад) 110 м. Київ, вул. Бориспільська, 9-В 0,430 0,205 73,9 197,2 123,3 87,2 13,3 143,9 67,1 3,33 0,26

1.2.3_ДТЕЦ4 ЗАТ "КРОКУРС" (адмін.буд.) 110 м. Київ, вул. Бориспільська, 9 0,878 0,419 75,0 197,8 122,8 87,8 12,8 149,0 69,5 6,81 0,54

1.2.3_ДТЕЦ4 ПрАТ "НВК "КУРС" (адмін.буд.) 108 м. Київ, вул. Бориспільська, 9-8 0,394 0,188 75,0 197,8 122,8 89,8 14,8 149,0 69,5 3,05 0,24

1.2.3_ДТЕЦ4 ТДВ "Укрліфтсервіс" ((виробництво) 109 м. Київ, вул. Бориспільська, 24-А 0,398 0,190 74,6 197,6 123,0 88,6 14,0 146,2 68,2 3,08 0,24

1.2.3_ДТЕЦ4 житловий будинок, провулок Волго-Донський, 1 107 м. Київ, пров. Волго-Донський, 1 0,843 0,402 73,6 197,1 123,5 90,1 16,5 146,8 68,5 8,92 0,70

1.2.3_ДТЕЦ4 Центр ЕМД та МК- підстанція № 9 108 м. Київ, вул. Славгородська, 54 0,546 0,260 60,2 190,1 130,0 82,1 22,0 148,1 69,1 5,25 0,41

1.2.3_ДТЕЦ4 КП УЗН Дарницького району м.Києва (адмін.буд.) 106 м. Київ, вул. Тростянецька, 58-А 0,300 0,143 60,3 190,2 129,9 84,2 23,9 145,2 67,7 2,33 0,18

1.2.3_ДТЕЦ4 С/ш № 217 107 м. Київ, вул. Поліська, 9 0,695 0,332 63,2 191,7 128,5 84,7 21,5 146,1 68,1 6,15 0,48

1.2.3_ДТЕЦ4 УС202 103,7 м. Київ, вул. Каунаська, 10-А 4,412 2,105 77,1 198,9 121,8 95,2 18,1 148,0 69,1 34,73 2,74

1.2.3_ДТЕЦ4 РАДА-2 - житловий будинок (кв.1-178) 98 м. Київ, вул. Ревуцького, 9 1,705 0,813 61,5 190,8 129,3 92,8 31,3 149,1 69,6 21,22 1,69

1.2.3_ДТЕЦ4 УС166 106 м. Київ, вул. Бориспільська, 12 9,699 4,627 64,1 192,2 128,1 86,2 22,1 148,8 69,4 88,49 7,02

1.2.3_ДТЕЦ4 УС165 105 м. Київ, вул. Російська, 72/3 1,230 0,587 70,5 195,5 125,0 90,5 20,0 147,0 68,6 10,63 0,83

1.2.3_ДТЕЦ4 ОСББ "Золотій лев" 102,8 м. Київ, пров. Краснокутський, 16 0,294 0,140 70,0 195,2 125,2 92,4 22,4 146,8 68,5 3,40 0,27

2.1.1_СП Завод Енергія УС5 105,5 м. Київ, вулиця Колекторна, 4 4,547 2,092 19,9 140,0 120,0 34,5 14,5 140,6 65,5 27,73 2,08

2.1.1_СП Завод Енергія на СТ 97 19,500 21,900 17,6 138,8 121,2 41,8 24,2 149,6 69,8 273,75 21,84

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1951 173 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 28а 1,801 0,883 56,5 261,9 205,4 88,9 32,4 148,7 69,4 18,08 1,43

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1952 171 м. Київ, провулок Бехтерівський буд. 10 0,871 0,427 56,3 261,8 205,5 90,8 34,5 148,3 69,2 9,07 0,72

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1953 172 м. Київ, провулок Бехтерівський буд. 7 2,392 1,172 55,8 261,6 205,8 89,6 33,8 147,5 68,8 24,87 1,96

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1964 163 м. Київ, вулиця Тургенєвська буд. 76-78 6,312 3,093 83,5 260,2 176,7 97,2 13,7 148,9 69,5 65,27 5,18

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1965 170 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 59-65 3,679 1,803 81,1 258,9 177,8 88,9 7,8 148,5 69,3 38,86 3,08

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1966 169 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 47а 2,745 1,345 85,2 261,1 175,9 92,1 6,9 147,9 69,0 26,62 2,10

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1967 167 м. Київ, вулиця Некрасівська буд. 6 3,196 1,566 58,3 262,9 204,6 95,9 37,6 148,4 69,2 32,40 2,56

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1968 159 м. Київ, вулиця Гоголівська буд. 37/2 2,569 1,259 86,4 261,7 175,3 102,7 16,3 149,2 69,6 25,80 2,05

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1969 158 м. Київ, вулиця Тургенєвська буд. 67 5,333 2,613 83,2 260,0 176,8 102,0 18,8 148,3 69,2 54,06 4,28

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1970 151 м. Київ, вулиця Тургенєвська буд. 57 2,101 1,029 83,9 260,4 176,5 109,4 25,5 148,9 69,5 22,24 1,77

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1971 141 м. Київ, вулиця Золотоустівська буд. 44/22 2,568 1,258 108,6 273,1 164,6 132,1 23,6 149,4 69,7 27,57 2,20

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1972 152 м. Київ, вулиця Золотоустівська буд. 50 18,724 9,175 104,6 271,1 166,5 119,1 14,5 149,2 69,6 192,40 15,31

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1225 161,5
м. Київ, вулиця Генерала Генадія Воробйова буд. 
12б

3,737 1,831 82,1 259,4 177,3 97,9 15,8 149,4 69,7 39,80 3,17

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1973 139 м. Київ, вулиця Павлівська, 26/41 10,894 5,338 108,3 273,0 164,7 134,0 25,7 149,3 69,7 115,92 9,23

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) будинок житловий 186 м. Київ, вулиця Заломова Петра буд. 2 1,060 0,519 26,4 239,9 213,5 53,9 27,5 146,1 68,1 14,29 1,11

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) будинок житловий 174
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 27/5

0,531 0,260 58,9 250,5 191,6 76,5 17,6 149,2 69,6 6,58 0,52

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) будинок житловий 170 м. Київ, вулиця Шовкуненка буд. 5 0,430 0,211 21,9 228,3 206,4 58,3 36,4 148,7 69,4 5,33 0,42

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) СШ №149 УО Солом'янської РДА в м.Києві 175 м. Київ, вулиця Петровського, 1 0,700 0,343 63,3 249,7 186,4 74,7 11,4 147,7 68,9 8,67 0,68

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1775



3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7)
приміщення вбудовані ТОВ "Житлосервіс-
Солом'янка"

168 м. Київ, бульвар Чоколівський, 42А 0,034 0,017 82,0 259,4 177,4 91,4 9,4 146,0 68,1 0,32 0,02

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7)
приміщення вбудовані ТОВ "Житлосервіс-
Солом'янка"

168 м. Київ, бульвар Чоколівський, 42А 0,160 0,078 82,0 259,4 177,4 91,4 9,4 146,0 68,1 1,50 0,12

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) будинок житловий 168 м. Київ, бульвар Чоколівський буд. 40 1,409 0,690 59,1 247,6 188,4 79,6 20,4 147,3 68,7 18,45 1,45

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) ТОВ "Житосервіс-Солом'янка" 168 м. Київ, бульвар Чоколівський буд. 42а 1,545 0,757 82,0 259,4 177,4 91,4 9,4 146,0 68,1 20,52 1,60

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС2058 179 м. Київ, проспект Повітрофлотський, 30 10,014 4,907 78,4 257,5 179,1 78,5 0,1 148,9 69,5 98,40 7,82

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1236 177 м. Київ, бульвар Чоколівський буд. 32 6,149 3,013 57,4 246,7 189,2 69,7 12,2 148,0 69,0 67,22 5,31

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1235 172 м. Київ, вулиця Єреванська буд. 10А 7,625 3,736 27,1 231,0 203,9 59,0 31,9 148,1 69,1 82,96 6,55

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1234 175 м. Київ, вулиця Світличного Івана буд. 4а 5,556 2,722 59,0 247,5 188,5 72,5 13,5 148,3 69,2 60,35 4,77

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1340 139,5 м. Київ, вулиця Золотоустівська буд. 34 4,721 2,313 105,1 271,4 166,2 131,9 26,7 148,2 69,2 47,46 3,75

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1233 173,2 м. Київ, вулиця Міцкевича Адама буд. 5 3,360 1,647 73,5 255,0 181,5 81,8 8,3 148,6 69,3 37,20 2,95

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1903 192 м. Київ, вулиця Стрілецька буд. 28 1,221 0,598 61,7 264,6 202,9 72,6 10,9 147,6 68,8 11,95 0,94

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1908 182 м. Київ, вулиця Велика Житомирська буд. 14 5,432 2,662 59,6 263,5 203,9 81,5 21,9 147,9 69,0 53,62 4,23

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1915 185 м. Київ, вулиця Стрітенська, 17 5,215 2,555 62,5 265,0 202,5 80,0 17,5 148,9 69,5 52,93 4,20

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1916 191 м. Київ, вулиця Ярославів Вал буд. 30а 2,914 1,428 62,0 264,7 202,8 73,7 11,8 149,1 69,6 28,33 2,25

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1917 184
м. Київ, вулиця м. Київ, бульварно-Кудрявська 
буд. 1/37

1,256 0,615 60,9 264,2 203,3 80,2 19,3 148,4 69,2 12,94 1,02

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1232 173 м. Київ, вулиця Іскрівська буд. 12 2,241 1,098 77,7 257,1 179,4 84,1 6,4 148,1 69,1 24,57 1,94

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1918 182
м. Київ, вулиця м. Київ, бульварно-Кудрявська 
буд. 7б

3,129 1,533 63,5 265,5 202,1 83,5 20,1 149,5 69,8 32,25 2,57

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1919 189 м. Київ, вулиця Гончара Олеся буд. 22 4,895 2,399 60,7 264,1 203,4 75,1 14,4 149,2 69,6 49,77 3,96

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1231 167,5 м. Київ, вулиця Єреванська буд. 18а 6,497 3,184 34,3 234,8 200,4 67,3 32,9 149,2 69,6 71,14 5,66

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1932 165 м. Київ, вулиця Гончара Олеся буд. 46/48 1,770 0,867 64,4 266,0 201,6 101,0 36,6 148,9 69,5 17,79 1,41

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1230 170 м. Київ, вулиця Єреванська буд. 13 блок №1 3,166 1,551 80,0 258,3 178,3 88,3 8,3 148,5 69,3 33,86 2,68

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1933 180
м. Київ, вулиця м. Київ, бульварно-Кудрявська 
буд. 15

2,448 1,200 63,3 265,4 202,1 85,4 22,1 149,4 69,7 25,22 2,01

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1934 157 м. Київ, вулиця Гончара Олеся буд. 52 1,632 0,800 64,8 266,2 201,4 109,2 44,4 148,8 69,5 16,32 1,30

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1935 172 м. Київ, вулиця Воровського, 27 5,104 2,501 66,0 266,8 200,8 94,8 28,8 149,7 69,9 52,08 4,16

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1229 167,5 м. Київ, вулиця Уманська буд. 33а 2,832 1,388 81,5 259,1 177,6 91,6 10,1 148,8 69,4 30,70 2,44

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1936 155 м. Київ, вулиця Гоголівська буд. 14 8,318 4,076 68,7 268,3 199,5 113,3 44,5 149,8 69,9 83,27 6,65

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1937 171
м. Київ, вулиця м. Київ, бульварно-Кудрявська, 
22

5,171 2,534 63,0 265,3 202,3 94,3 31,3 149,6 69,8 53,20 4,25

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1938 179 м. Київ, вулиця Обсерваторна, 3А 4,192 2,054 54,1 260,7 206,6 81,7 27,6 149,4 69,7 43,39 3,46

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1939 175 м. Київ, вулиця Обсерваторна буд. 5 1,273 0,624 60,2 263,8 203,6 88,8 28,6 149,5 69,8 13,08 1,04

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1940 178 м. Київ, вулиця Воровського, 16 2,895 1,419 59,4 263,4 204,0 85,4 26,0 149,4 69,7 28,46 2,27

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1941 182 м. Київ, площа  Львівська, 14 3,512 1,721 56,7 262,0 205,3 80,0 23,3 148,8 69,5 36,03 2,86

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1942 173 м. Київ, вулиця Обсерваторна буд. 12а 1,829 0,896 58,4 262,9 204,5 89,9 31,5 149,3 69,7 18,66 1,49

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1943 177 м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 15 1,568 0,768 58,2 262,8 204,6 85,8 27,6 149,2 69,6 14,85 1,18

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1224 173,5
м. Київ, вулиця Генерала Генадія Воробйова буд. 
4а

6,994 3,427 80,5 258,6 178,1 85,1 4,6 149,6 69,8 75,40 6,01

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1228 153 м. Київ, вулиця Уманська буд. 29 2,848 1,396 81,1 258,9 177,8 105,9 24,8 148,8 69,4 31,36 2,49

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1227 165 м. Київ, вулиця Єреванська, 20 3,415 1,673 80,6 258,6 178,0 93,6 13,0 148,4 69,2 37,57 2,97

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1223 164,5
м. Київ, вулиця Ніщинського Петра буд. 12 блок 
№1

3,148 1,543 81,6 259,2 177,5 94,7 13,0 147,2 68,7 34,47 2,71

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1222 170 м. Київ, вулиця Фучика Юліуса буд. 15 0,905 0,443 83,1 259,9 176,8 89,9 6,8 144,9 67,5 9,99 0,77
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1221 172 м. Київ, вулиця Фучика Юліуса буд. 11а 4,374 2,143 83,8 260,3 176,5 88,3 4,5 149,6 69,8 47,51 3,79

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1220 172,5 м. Київ, вулиця Фучика Юліуса буд. 3 5,290 2,592 85,3 261,1 175,8 88,6 3,3 149,7 69,9 53,54 4,28

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1226 170
м. Київ, вулиця Генерала Генадія Воробйова буд. 
13е

24,536 12,023 62,1 249,1 187,0 79,1 17,0 149,4 69,7 265,92 21,20

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1219 166 м. Київ, вулиця Тополева буд. 4-8 7,709 3,777 83,9 260,3 176,5 94,3 10,5 149,7 69,9 79,40 6,34

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1950 173 м. Київ, узвіз Кудрявський буд. 3а 2,873 1,408 57,3 262,3 205,1 89,3 32,1 149,0 69,5 30,31 2,41

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1949 170 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 35 1,432 0,702 58,9 263,1 204,3 93,1 34,3 149,1 69,6 14,38 1,14

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1311 174,3 м. Київ, проспект Повітрофлотський буд. 23 9,481 4,646 48,2 241,9 193,7 67,6 19,4 149,5 69,7 94,68 7,55

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1313 164,5 м. Київ, вулиця Богданівська буд. 7Б 4,017 1,968 5,5 219,9 214,3 55,4 49,8 148,2 69,2 46,55 3,68

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1314 164 м. Київ, вулиця Богданівська буд. 4 5,736 2,811 11,3 222,8 211,6 58,8 47,6 149,0 69,5 60,91 4,84

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1315 165 м. Київ, проспект Повітрофлотський буд. 11/15 5,717 2,801 20,2 227,4 207,3 62,4 42,3 148,6 69,4 66,03 5,24

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1316 157
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 16г

11,280 5,527 84,5 260,7 176,1 103,7 19,1 149,9 69,9 133,04 10,63

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1317 131,5
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 8

13,116 6,427 92,1 264,6 172,5 133,1 41,0 149,9 70,0 135,14 10,81

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1318 142 м. Київ, вулиця Брюллова буд. 10 6,204 3,040 4,6 219,4 214,8 77,4 72,8 148,3 69,2 62,64 4,96

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1319 143 м. Київ, проспект Повітрофлотський буд. 1 4,632 2,270 89,3 263,1 173,8 120,1 30,8 149,8 69,9 51,38 4,11

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7)
Капітальний ремонт будівлі дошкільного 
навчального закладу № 110

145,66 м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 88 0,169 0,083 68,4 268,1 199,7 122,4 54,0 136,5 63,5 2,10 0,15

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) Будівництво готелю 150,22 м. Київ, вул. Павлівська, 7 0,248 0,122 87,8 262,4 174,6 112,2 24,4 148,9 69,5 2,28 0,18

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1310 178 м. Київ, вулиця Солом'янська, 15 А 7,168 3,512 35,1 242,7 207,5 64,7 29,5 149,5 69,7 72,22 5,76

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1322 124 м. Київ, вулиця Толстого Льва, 59 0,520 0,255 109,2 273,4 164,3 149,4 40,3 150,0 70,0 4,87 0,39

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1321 124,5 м. Київ, вулиця Толстого Льва, 61 1,371 0,672 103,0 270,2 167,2 145,7 42,7 150,0 70,0 14,25 1,14

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) Будівництво адміністративно-житлового будинку. 175,44
м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35

2,248 1,102 65,8 251,0 185,2 75,5 9,8 149,7 69,8 26,34 2,10

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1309 165 м. Київ, вулиця Генерала Шаповала, 20 3,261 1,598 41,9 244,8 202,9 79,8 37,9 149,6 69,8 34,06 2,72

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1308 171,5
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 37

3,649 1,788 56,2 246,0 189,9 74,5 18,4 149,0 69,5 36,96 2,94

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1307 175,5
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 39

5,683 2,785 57,1 246,5 189,4 71,0 13,9 149,6 69,8 59,32 4,73

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1306 176,5
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 31

5,519 2,704 65,8 251,0 185,2 74,5 8,7 149,7 69,8 57,86 4,62

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1305 147,5 м. Київ, вулиця Кудряшова буд. 20 9,824 4,814 49,2 247,1 197,9 99,6 50,4 149,7 69,8 106,16 8,48

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1304 166 м. Київ, вулиця Кавказька буд. 9 2,920 1,431 53,1 248,5 195,4 82,5 29,4 149,7 69,9 32,62 2,60

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1303 165
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 23

2,860 1,401 67,3 253,5 186,3 88,5 21,3 149,8 69,9 29,54 2,36

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1302 159
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 15

5,279 2,587 71,4 255,0 183,7 96,0 24,7 149,9 69,9 56,31 4,50

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1301 145
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 9

5,111 2,504 77,5 257,2 179,7 112,2 34,7 149,8 69,9 55,20 4,41

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1300 135 м. Київ, вулиця Кудряшова буд. 5 3,435 1,683 77,6 256,7 179,1 121,7 44,1 149,9 69,9 35,60 2,85

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1341 139,5 м. Київ, вулиця Золотоустівська буд. 32 0,737 0,361 106,7 272,2 165,5 132,7 26,0 147,6 68,9 7,22 0,57

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1342 133 м. Київ, вулиця Золотоустівська буд. 26 2,159 1,058 106,7 272,2 165,5 139,2 32,5 148,7 69,4 21,79 1,73

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1343 134,3 м. Київ, вулиця Дмитрівська буд. 17а 4,434 2,173 106,9 272,3 165,3 138,0 31,0 149,3 69,7 46,56 3,71

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1344 129,5 м. Київ, вулиця Золотоустівська буд. 10/12 5,052 2,475 109,0 273,4 164,3 143,9 34,8 149,6 69,8 51,67 4,12

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1347 142 м. Київ, вулиця Тургенєвська буд. 29 4,257 2,086 90,8 263,9 173,2 121,9 31,2 149,6 69,8 42,25 3,37

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1346 132 м. Київ, вулиця Дмитрівська буд. 2 6,658 3,262 106,3 271,9 165,7 139,9 33,7 149,8 69,9 72,51 5,79
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1345 131 м. Київ, площа  Перемоги, 2 3,103 1,520 110,2 274,0 163,8 143,0 32,8 149,7 69,9 30,12 2,41

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1348 139,5 м. Київ, вулиця Тургенєвська буд. 37-41 3,496 1,713 87,1 262,0 174,9 122,5 35,4 149,4 69,7 36,41 2,90

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1349 143 м. Київ, вулиця Гоголівська буд. 36 2,589 1,269 88,0 262,5 174,5 119,5 31,5 149,3 69,7 25,82 2,06

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1350 153 м. Київ, вулиця Гоголівська буд. 27 2,851 1,397 90,7 263,9 173,2 110,9 20,2 149,4 69,7 28,38 2,26

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1351 151
м. Київ, вулиця м. Київ, бульварно-Кудрявська 
буд. 36

3,788 1,856 92,0 264,5 172,6 113,5 21,6 149,6 69,8 39,08 3,12

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1352 161,5 м. Київ, вулиця Гоголівська буд. 32Б 1,885 0,924 90,3 263,7 173,4 102,2 11,9 148,7 69,4 18,60 1,48

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1353 152
м. Київ, вулиця м. Київ, бульварно-Кудрявська 
буд. 11а

5,046 2,473 101,1 269,3 168,2 117,3 16,2 149,8 69,9 51,40 4,11

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1299 144 м. Київ, вулиця Кудряшова буд. 20 24,152 11,834 43,7 255,4 211,6 111,4 67,6 149,8 69,9 262,41 20,96

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1298 191,5 м. Київ, вулиця Неходи Івана буд. 8 2,145 1,051 32,6 244,9 212,3 53,4 20,8 148,8 69,4 21,55 1,71

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1354 138 м. Київ, вулиця Гоголівська буд. 1-3 2,139 1,048 101,8 269,6 167,8 131,6 29,8 149,8 69,9 21,66 1,73

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1355 133 м. Київ, бульвар Шевченка Тараса буд. 58 2,869 1,406 108,4 273,0 164,6 140,0 31,6 149,4 69,7 30,21 2,41

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1297 189,2 м. Київ, вулиця Волгоградська буд. 3 4,954 2,427 28,9 242,7 213,8 53,5 24,6 149,3 69,6 53,60 4,27

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1357 146 м. Київ, бульвар Шевченка Тараса буд. 48б 3,667 1,797 111,3 274,5 163,3 128,5 17,3 148,7 69,4 37,75 2,99

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1296 187 м. Київ, вулиця Амосова Миколи буд. 4 5,935 2,908 29,6 241,7 212,1 54,7 25,1 146,3 68,2 64,13 5,01

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1295 192 м. Київ, вулиця Волгоградська буд. 19 6,469 3,170 30,9 242,9 212,1 50,9 20,1 149,5 69,8 69,58 5,55

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1294 186,5 м. Київ, вулиця Солом’янська буд. 41 блок №2 8,294 4,064 30,1 242,1 212,1 55,6 25,6 149,2 69,6 88,44 7,04

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1293 189,2 м. Київ, вулиця Волгоградська буд. 16 7,232 3,544 32,1 242,0 210,0 52,8 20,8 149,2 69,6 79,81 6,35

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1292 187,5 м. Київ, вулиця Клінічна буд. 23-25 5,876 2,879 26,9 240,2 213,3 52,7 25,8 147,5 68,8 63,29 4,98

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1291 188 м. Київ, вулиця Солом’янська буд. 36 2,551 1,250 30,1 241,9 211,8 53,9 23,8 148,4 69,3 26,83 2,12

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1290 188,5 м. Київ, вулиця Солом’янська буд. 23 4,598 2,253 30,0 241,9 211,9 53,4 23,4 148,9 69,5 49,69 3,95

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1289 189 м. Київ, вулиця Солом’янська буд. 28 3,412 1,672 31,1 241,9 210,8 52,9 21,8 149,0 69,5 35,62 2,83

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1287 189,5 м. Київ, вулиця Головка Андрія буд. 25 4,590 2,249 26,0 239,3 213,3 49,8 23,8 147,3 68,7 48,86 3,84

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1285 186,5 м. Київ, вулиця Пироговського Олександра буд. 3 1,882 0,922 31,1 241,9 210,8 55,4 24,3 148,6 69,3 19,22 1,52

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1381 128 м. Київ, вулиця Саксаганського буд. 147 12,254 6,004 112,2 275,0 162,8 147,0 34,8 149,8 69,9 122,56 9,79

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1284 187 м. Київ, вулиця Солом’янська буд. 22 5,213 2,555 19,1 234,4 215,3 47,4 28,3 148,7 69,4 54,76 4,34

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1283 184,5 м. Київ, вулиця Златопольська буд. 4 1,047 0,513 34,9 242,6 207,6 58,1 23,1 146,0 68,1 10,82 0,84

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1282 181 м. Київ, вулиця Солом’янська буд. 16б 2,097 1,028 26,0 238,0 212,0 57,0 31,0 149,2 69,6 24,67 1,96

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1382 131 м. Київ, вулиця Саксаганського буд. 118 9,467 4,639 111,3 274,6 163,2 143,6 32,2 149,6 69,8 96,06 7,66

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1356 143 м. Київ, провулок Горської Алли буд. 5 1,810 0,887 106,8 272,2 165,4 129,2 22,4 149,2 69,6 19,18 1,53

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) будинок житловий 165
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 37а

1,610 0,789 55,0 245,4 190,4 80,4 25,4 148,9 69,5 19,15 1,52

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) будинок житловий 128 м. Київ, проспект Перемоги буд. 2 0,591 0,290 101,9 269,7 167,8 141,7 39,8 149,1 69,6 6,73 0,54

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) будинок адміністративний АТ КІЕП 128,2 м. Київ, проспект Перемоги, 4 1,245 0,610 107,7 272,7 165,0 144,5 36,8 146,2 68,2 12,96 1,01

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) ЖБК "Будівельник-2" 128,5 м. Київ, вулиця Золотоустівська буд. 1 0,380 0,186 102,1 269,8 167,7 141,3 39,2 148,7 69,4 4,12 0,33

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) Професійно-педагогічний коледж 139 м. Київ, вулиця Чорновола В'ячеслава, 24/1 0,800 0,392 107,6 272,6 165,0 133,6 26,0 146,5 68,3 8,27 0,65

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) будинок житловий 187,8 м. Київ, вулиця Преображенська буд. 28 0,529 0,259 31,0 241,8 210,8 54,0 23,0 147,6 68,9 6,31 0,50

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1280 181,7 м. Київ, вулиця Преображенська буд. 21 1,067 0,523 35,0 242,6 207,6 60,9 25,9 148,3 69,2 10,64 0,84

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1278 183,5 м. Київ, вулиця Преображенська буд. 19/2 2,281 1,118 35,0 242,6 207,6 59,1 24,1 148,7 69,4 24,69 1,96

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1277 182,5 м. Київ, вулиця Солом’янська буд. 6в 4,112 2,015 31,8 241,0 209,1 58,5 26,6 148,9 69,5 43,55 3,46

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1944 181 м. Київ, вулиця Велика Житомирська буд. 40 14,176 6,946 48,7 257,9 209,2 76,9 28,2 148,3 69,2 137,15 10,85

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1945 179 м. Київ, узвіз Вознесенський буд. 3/5 5,025 2,462 57,9 262,7 204,7 83,7 25,7 148,9 69,5 52,78 4,19
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1946 175 м. Київ, вулиця Січових Стрільців буд. 14а 2,578 1,263 57,9 262,7 204,7 87,7 29,7 148,5 69,3 25,17 1,99

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1947 173 м. Київ, вулиця Обсерваторна буд. 23 3,337 1,635 59,7 263,6 203,9 90,6 30,9 149,4 69,7 31,79 2,53

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1948 169 м. Київ, вулиця Винниченка Володимира буд. 4 0,654 0,320 60,1 263,8 203,7 94,8 34,7 149,5 69,7 6,57 0,52

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) УС1312 162
м. Київ, вулиця Липківського Василя 
Митрополита буд. 18

13,135 6,436 71,1 253,7 182,7 91,7 20,7 149,7 69,9 153,10 12,22

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) корпус навчальний НПУ імені М.П.Драгоманова 174,5 м. Київ, вулиця Пирогова, 9 0,872 0,427 57,3 254,7 197,4 80,2 22,9 147,5 68,8 7,37 0,58

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) будинок житловий 175,5 м. Київ, вулиця Франка Івана буд. 42 0,255 0,125 58,9 255,6 196,6 80,1 21,1 148,4 69,2 2,90 0,23

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2)
будинок адміністративний РГ УПЦ КП ПАРАФІЇ 
СВЯТОГО РІВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО 
КНЯЗЯ ВОЛОДИМИРА У М.

175,3 м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 20 0,048 0,024 58,7 255,5 196,8 80,2 21,5 138,6 64,5 0,41 0,03

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) Архів-музей літератури і мистецтва України 188 м. Київ, вулиця Володимирська, 22А 0,240 0,118 55,1 276,1 221,1 88,1 33,1 148,4 69,2 2,03 0,16

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1907 183 м. Київ, вулиця Велика Житомирська буд. 27 3,081 1,510 48,9 272,9 224,1 89,9 41,1 147,8 69,0 28,41 2,24

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) будинок житловий 184 м. Київ, провулок Рильський буд. 3 0,239 0,117 55,6 276,4 220,8 92,4 36,8 148,3 69,2 2,52 0,20

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1909 182 м. Київ, вулиця Велика Житомирська буд. 8а 1,162 0,569 54,2 275,7 221,5 93,7 39,5 148,5 69,3 10,76 0,85

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1910 181 м. Київ, вулиця Володимирська, 10 2,587 1,268 53,7 275,4 221,8 94,4 40,8 148,0 69,1 23,60 1,86

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1368 167 м. Київ, вулиця Терещенківська, 2 2,771 1,358 58,2 255,2 197,0 88,2 30,0 147,7 68,9 25,58 2,02

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1435 186 м. Київ, вулиця Ірининська буд. 1/3 5,363 2,628 52,3 274,7 222,4 88,7 36,4 149,2 69,6 50,13 3,99

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1912 170 м. Київ, узвіз Андріївський, 28А 0,469 0,230 54,3 275,7 221,5 105,7 51,5 141,7 66,0 4,04 0,31

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1913 182 м. Київ, вулиця Десятинна буд. 8 3,746 1,836 52,8 275,0 222,2 93,0 40,2 147,2 68,6 33,84 2,66

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1914 182 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 9 7,225 3,540 54,4 275,8 221,4 93,8 39,4 148,9 69,5 64,92 5,16

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1434 188 м. Київ, вулиця Володимирська, 33 1,405 0,688 52,5 274,8 222,3 86,8 34,3 148,9 69,5 12,85 1,02

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1360 166 м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана буд. 39 5,816 2,850 66,5 259,5 193,0 93,5 27,0 149,8 69,9 54,44 4,35

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1438 183 м. Київ, вулиця Паторжинського буд. 14 7,838 3,841 52,6 274,9 222,3 91,9 39,3 149,2 69,6 77,63 6,18

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1925 174 м. Київ, вулиця Франка Івана буд. 22-24 2,142 1,050 54,0 253,0 199,0 79,0 25,0 148,3 69,2 20,22 1,60

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1362 172 м. Київ, вулиця Пирогова буд. 2/37б 4,485 2,198 65,9 259,2 193,3 87,2 21,3 149,7 69,9 40,27 3,22

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1920 192 м. Київ, вулиця Ярославів Вал буд. 19 3,966 1,943 51,5 251,7 200,2 59,7 8,2 149,1 69,6 35,37 2,81

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1361 168,5 м. Київ, вулиця Коцюбинського Михайла буд. 5а 3,551 1,740 86,8 263,4 176,6 94,9 8,1 149,6 69,8 33,04 2,64

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2)
Реконструкція з надбудовою адміністративної 
будівлі.

169,32 м. Київ, вул. Хмельницького Богдана, 64 0,238 0,117 61,7 257,0 195,3 87,7 26,0 149,1 69,6 2,70 0,21

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1433 183 м. Київ, вулиця Паторжинського, 9 4,002 1,961 52,0 274,6 222,6 91,6 39,6 149,2 69,6 35,12 2,79

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1432 178 м. Київ, вулиця Прорізна буд. 18/1г 2,575 1,262 47,8 272,4 224,6 94,4 46,6 149,1 69,6 23,42 1,86

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1364 172 м. Київ, вулиця Пирогова буд. 1/35 1,054 0,517 61,0 256,7 195,6 84,7 23,6 149,8 69,9 8,91 0,71

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1931 171 м. Київ, вулиця Гончара Олеся буд. 51 4,298 2,102 55,6 253,8 198,3 82,8 27,3 149,1 69,5 39,40 3,13

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1363 175,5 м. Київ, вулиця Франка Івана буд. 40 1,136 0,557 59,3 255,8 196,5 80,3 21,0 149,4 69,7 10,57 0,84

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1431 179,5 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 47 8,703 4,265 60,4 278,9 218,5 99,4 39,0 149,3 69,7 83,25 6,63

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1379 135 м. Київ, вулиця Назарівська буд. 11 12,924 6,333 96,5 268,4 171,9 133,4 36,9 149,9 69,9 116,71 9,33

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1921 175 м. Київ, вулиця Франка Івана буд. 8-10 1,639 0,803 54,8 253,4 198,6 78,4 23,6 149,3 69,6 15,01 1,19

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1929 164 м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана буд. 68 2,668 1,307 57,3 254,8 197,4 90,8 33,4 149,2 69,6 22,98 1,83

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1906 184 м. Київ, провулок   Рильський, 8 6,972 3,416 54,4 275,8 221,4 91,8 37,4 149,1 69,6 66,14 5,26

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1439 183 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 19а 2,880 1,411 53,3 275,3 221,9 92,3 38,9 149,3 69,7 27,92 2,22

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1365 176 м. Київ, вулиця Леонтовича буд. 6а 1,160 0,569 58,1 255,2 197,0 79,2 21,0 149,3 69,7 10,10 0,80

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1779



3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1930 165 м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана буд. 72 5,090 2,494 66,0 259,2 193,2 94,2 28,2 149,7 69,8 47,78 3,81

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1444 181,5 м. Київ, вулиця Володимирська, 15А,Б,В 2,245 1,100 55,6 276,4 220,8 94,9 39,3 149,2 69,6 20,11 1,60

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1902 192 м. Київ, вулиця Рейтарська буд. 18 0,876 0,429 55,6 276,4 220,8 84,4 28,8 147,9 69,0 7,63 0,60

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1359 150,5 м. Київ, провулок Горської Алли буд. 10 2,218 1,087 66,1 259,3 193,2 108,8 42,7 149,1 69,6 20,27 1,61

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1924 178
м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана буд. 
30/10

6,901 3,381 55,9 254,0 198,1 76,0 20,1 149,7 69,9 60,97 4,87

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1901 192 м. Київ, вулиця Ярославів Вал буд. 14г 4,295 2,104 57,3 277,3 220,0 85,3 28,0 149,2 69,6 37,93 3,02

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1384 154 м. Київ, вулиця Микільсько-Ботанічна, 31,35 3,742 1,834 96,3 268,3 172,0 114,3 18,0 148,4 69,2 35,11 2,78

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1900 191 м. Київ, вулиця Ярославів Вал буд. 4 2,113 1,035 49,4 250,7 201,2 59,7 10,2 147,0 68,6 20,42 1,60

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1923 190 м. Київ, вулиця Лисенка буд. 4 2,154 1,055 48,2 250,0 201,9 60,0 11,9 149,6 69,8 20,79 1,66

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1443 174 м. Київ, вулиця Мала Житомирська буд. 20б 2,052 1,005 55,7 276,4 220,8 102,4 46,8 148,6 69,3 18,00 1,43

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1904 190 м. Київ, вулиця Стрілецька буд. 7/6 2,988 1,464 55,0 276,1 221,1 86,1 31,1 148,3 69,2 28,26 2,24

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1358 148 м. Київ, бульвар Шевченка Тараса буд. 38 3,419 1,675 85,4 262,7 177,3 114,7 29,3 149,9 69,9 31,96 2,55

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1905 186 м. Київ, вулиця Стрілецька буд. 4 1,902 0,932 54,1 275,7 221,5 89,7 35,5 147,6 68,9 17,35 1,37

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1899 190 м. Київ, провулок Георгіївський буд. 2 4,278 2,096 59,7 278,5 218,8 88,5 28,8 149,5 69,8 38,00 3,03

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1898 191 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 40/2 6,010 2,945 62,3 279,9 217,6 88,9 26,6 149,6 69,8 57,94 4,62

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1922 191 м. Київ, вулиця Ярославів Вал, 1 2,098 1,028 49,8 250,9 201,1 59,9 10,1 147,5 68,8 19,47 1,53

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1926 167 м. Київ, вулиця В’ячеслава Липинського, 5 1,669 0,818 60,2 256,2 196,0 89,2 29,0 149,4 69,7 15,72 1,25

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1367 176,5 м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана буд. 23б 4,993 2,447 58,4 255,3 196,9 78,8 20,4 149,1 69,6 45,26 3,60

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1366 177 м. Київ, вулиця Леонтовича буд. 7а 1,204 0,590 58,2 255,2 197,0 78,2 20,0 149,4 69,7 10,25 0,82

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1927 170 м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана, 46 2,815 1,379 61,4 256,8 195,5 86,8 25,5 149,7 69,9 27,79 2,22

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1928 171 м. Київ, вулиця Хмельницького Богдана буд. 66 2,931 1,436 61,9 257,1 195,2 86,1 24,2 149,6 69,8 25,19 2,01

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) УС1440 172,5 м. Київ, провулок Михайлівський буд. 9а 0,989 0,485 56,2 276,7 220,5 104,2 48,0 147,9 69,0 9,04 0,71

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1390 127 м. Київ, вулиця Тарасівська буд. 36а 9,864 4,834 110,0 273,3 163,4 146,3 36,4 149,3 69,7 101,89 8,12

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1391 130 м. Київ, вулиця Тарасівська, 21 10,644 5,216 102,6 269,5 166,9 139,5 36,9 149,3 69,6 105,23 8,38

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1890 145 м. Київ, вулиця Тарасівська буд. 20 1,854 0,909 110,6 273,7 163,1 128,7 18,1 149,8 69,9 18,76 1,50

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1891 163 м. Київ, вулиця Тарасівська, 7 2,500 1,225 109,7 273,2 163,5 110,2 0,5 149,4 69,7 25,49 2,03

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1389 132 м. Київ, вулиця Паньківська буд. 27/78 3,809 1,866 110,5 273,6 163,1 141,6 31,1 149,7 69,9 40,35 3,22

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1388 138 м. Київ, вулиця Саксаганського буд. 85 1,131 0,554 110,8 273,7 163,0 135,7 25,0 149,8 69,9 11,48 0,92

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1892 151 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 78 2,212 1,084 108,0 272,3 164,3 121,3 13,3 149,5 69,8 23,31 1,86

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1894 140 м. Київ, вулиця Саксаганського буд. 26/26 0,525 0,257 109,7 273,2 163,5 133,2 23,5 141,5 65,9 5,14 0,39

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1377 175,5 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 61/11 3,532 1,731 76,4 256,0 179,6 80,5 4,1 148,3 69,2 36,19 2,86

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1387 137,5 м. Київ, вулиця Саксаганського буд. 87 2,366 1,159 110,4 273,5 163,2 136,0 25,7 149,8 69,9 23,87 1,91

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1378 175,5 м. Київ, вулиця Володимирська, 62 3,322 1,628 77,0 256,3 179,3 80,8 3,8 149,1 69,6 32,31 2,57

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1889 158 м. Київ, вулиця Микільсько-Ботанічна буд. 6/8 6,560 3,214 105,7 271,2 165,4 113,2 7,4 149,6 69,8 65,43 5,22

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1325 124 м. Київ, вулиця Прахових Сім’ї буд. 27 2,686 1,316 110,2 273,5 163,3 149,5 39,3 149,2 69,6 28,79 2,29

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1324 124,5 м. Київ, вулиця Жилянська буд. 69/71 7,522 3,686 110,1 273,4 163,3 148,9 38,8 148,9 69,5 74,91 5,95

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1386 126 м. Київ, вулиця Толстого Льва буд. 49 2,501 1,225 108,8 272,7 163,9 146,7 37,9 149,7 69,9 26,90 2,15

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1380 127,5 м. Київ, вулиця Саксаганського буд. 121 17,818 8,731 107,9 272,3 164,4 144,8 36,9 149,8 69,9 184,73 14,76

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1385 138 м. Київ, вулиця Толстого Льва буд. 39 8,067 3,953 101,9 269,2 167,3 131,2 29,3 149,7 69,8 82,22 6,56

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1885 175 м. Київ, вулиця Толстого Льва буд. 19/1 2,487 1,219 75,3 255,4 180,1 80,4 5,1 147,5 68,8 24,34 1,92
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1886 165 м. Київ, вулиця Володимирська, 72 7,390 3,621 75,3 255,4 180,1 90,4 15,1 149,4 69,7 73,28 5,84

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1887 169 м. Київ, вулиця Толстого Льва, 9 2,991 1,466 77,9 256,8 178,9 87,8 9,9 149,4 69,7 31,07 2,48

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1383 140 м. Київ, вулиця Петлюри Симона буд. 6 2,947 1,444 104,6 270,6 166,0 130,6 26,0 147,7 68,9 30,88 2,43

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1888 171 м. Київ, вулиця Тарасівська буд. 10а 3,177 1,557 76,7 256,2 179,5 85,2 8,5 148,6 69,3 32,21 2,55

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) УС1893 158 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 73 3,721 1,823 80,5 258,1 177,6 100,1 19,6 149,5 69,8 39,11 3,12

3.1.2_СТ-2 ТОВ "БНВФ "Славутич" 99 м. Київ, вулиця Електриків, 19 0,006 0,003 87,8 206,9 119,1 107,9 20,1 135,1 62,8 0,05 0,00

3.1.2_СТ-2 УС676 99 м. Київ, вулиця Малиновського маршала, 11 6,262 3,237 42,5 183,5 141,0 84,5 42,0 149,2 69,6 66,15 5,27

3.1.2_СТ-2 УС996 97 м. Київ, вулиця Щекавицька буд. 40/37 4,765 2,464 67,8 196,5 128,7 99,5 31,7 149,6 69,8 48,96 3,91

3.1.2_СТ-2 УС997 97 м. Київ, вулиця Волоська буд. 50/38 2,487 1,286 67,0 196,1 129,1 99,1 32,1 149,5 69,7 25,46 2,03

3.1.2_СТ-2 УС998 97 м. Київ, вулиця Турівська буд. 24 6,283 3,248 67,0 196,1 129,1 99,1 32,1 148,9 69,5 66,43 5,28

3.1.2_СТ-2 УС995 97,5 м. Київ, вулиця Почайнинська буд. 25/49 2,557 1,322 67,9 196,6 128,7 99,1 31,2 149,6 69,8 28,16 2,25

3.1.2_СТ-2 УС490 97 м. Київ, вулиця Турівська буд. 4 1,671 0,864 68,0 196,6 128,7 99,6 31,7 148,6 69,3 15,72 1,25

3.1.2_СТ-2 УС993 97 м. Київ, вулиця Щекавицька буд. 53 2,844 1,471 65,6 195,4 129,8 98,4 32,8 148,7 69,4 29,56 2,34

3.1.2_СТ-2
комплекс спортивно-розважальний ТОВ 
"Український фармацевтичний центр"

104 м. Київ, вулиця Кирилівська, 134 0,637 0,329 48,5 186,5 138,1 82,5 34,1 139,0 64,7 6,89 0,51

3.1.2_СТ-2 УС992 97 м. Київ, вулиця Почайнинська буд. 70 3,046 1,575 62,9 194,0 131,1 97,0 34,1 147,8 68,9 31,50 2,48

3.1.2_СТ-2 УС991 97 м. Київ, вулиця Почайнинська буд. 57/59 1,634 0,845 64,5 194,8 130,3 97,8 33,3 148,4 69,2 16,91 1,34

3.1.2_СТ-2 УС990 96 м. Київ, вулиця Оболонська буд. 47 4,161 2,151 68,7 197,0 128,3 101,0 32,3 149,6 69,8 43,46 3,47

3.1.2_СТ-2 УС989 108 м. Київ, вулиця Нижньоюрківська буд. 13 1,606 0,830 61,3 193,2 131,9 85,2 23,9 146,8 68,5 16,69 1,31

3.1.2_СТ-2 УС987 119 м. Київ, вулиця Воздвиженська, 10А 3,548 1,834 66,5 195,8 129,4 76,8 10,4 147,7 68,9 34,81 2,74

3.1.2_СТ-2 УС986 110 м. Київ, вулиця Фролівська, 6 2,743 1,418 61,9 193,5 131,6 83,5 21,6 147,9 69,0 28,19 2,22

3.1.2_СТ-2 УС491 97,5 м. Київ, вулиця Костянтинівська буд. 56 6,432 3,325 68,2 196,7 128,6 99,2 31,1 149,6 69,8 64,03 5,11

3.1.2_СТ-2 УС985 106 м. Київ, вулиця Хорива буд. 4 0,962 0,497 63,1 194,1 131,0 88,1 25,0 148,2 69,1 9,51 0,75

3.1.2_СТ-2 УС492 97 м. Київ, вулиця Костянтинівська буд. 46-52 1,507 0,779 68,0 196,6 128,6 99,6 31,6 149,6 69,8 16,26 1,30

3.1.2_СТ-2 УС493 99 м. Київ, вулиця Оленівська буд. 10 2,871 1,484 60,6 192,8 132,2 93,8 33,2 149,3 69,7 29,95 2,38

3.1.2_СТ-2 УС984 105,5 м. Київ, вулиця Притисько-Микільська буд. 2 3,309 1,711 61,9 193,5 131,6 88,0 26,1 147,3 68,7 34,10 2,68

3.1.2_СТ-2 УС983 105,5 м. Київ, вулиця Хорива буд. 7 1,743 0,901 63,3 194,2 130,9 88,7 25,4 148,0 69,1 17,21 1,36

3.1.2_СТ-2 УС982 103,5 м. Київ, вулиця Спаська буд. 5 3,654 1,889 65,9 195,5 129,7 92,0 26,2 147,6 68,8 37,84 2,98

3.1.2_СТ-2 УС981 104 м. Київ, вулиця Костянтинівська буд. 10 2,656 1,373 66,1 195,7 129,5 91,7 25,5 148,7 69,4 27,19 2,16

3.1.2_СТ-2 УС978 124 м. Київ, узвіз Андріївський буд. 11 1,546 0,799 62,5 193,8 131,3 69,8 7,3 147,8 68,9 15,51 1,22

3.1.2_СТ-2 ОП БН-62  УТРМ-4 КП"КТЕ" СП"КТМ" 99 м. Київ, вулиця Йорданська, 24Б 0,023 0,012 49,6 187,1 137,5 88,1 38,5 149,2 69,6 0,30 0,02

3.1.2_СТ-2 УС675 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 7г 4,281 2,213 44,8 184,6 139,9 85,6 40,9 149,4 69,7 45,39 3,62

3.1.2_СТ-2
комплекс торгівельний (павільон) ТОВ 
"Солідарність-Плюс"

99 м. Київ, вулиця Вербова, 24 0,101 0,052 84,1 205,0 120,9 106,0 21,9 143,2 66,7 0,91 0,07

3.1.2_СТ-2 база виробнича ТОВ "Браун" 100 м. Київ, вулиця Новокостянтинівська, 11 0,200 0,103 83,2 204,5 121,3 104,5 21,3 148,6 69,3 1,96 0,16

3.1.2_СТ-2 УС674 99 м. Київ, вулиця Малиновського Маршала буд. 1а 4,760 2,461 42,6 183,5 140,9 84,5 41,9 149,3 69,7 51,24 4,08

3.1.2_СТ-2
будинок адміністративний далі СЛЕД 
Держмитслужби

99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 8 0,706 0,365 81,0 203,3 122,4 104,3 23,4 148,7 69,4 9,10 0,72

3.1.2_СТ-2 УС673 99 м. Київ, вулиця Малиновського Маршала буд. 7а 5,616 2,903 41,7 183,0 141,3 84,0 42,3 149,3 69,6 58,70 4,67

3.1.2_СТ-2
АТ "Укрзалізниця", Регіональна філія "Південно-
Західна залізниця", Виробничий підрозділ Київська 
дир

99 м. Київ, вулиця Вербова, 26 0,071 0,037 85,2 205,6 120,3 106,6 21,3 137,7 64,1 0,64 0,05

3.1.2_СТ-2 УС672 99 м. Київ, вулиця Малиновського Маршала буд. 1 6,801 3,516 39,4 181,9 142,5 82,9 43,5 148,9 69,5 72,70 5,77
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3.1.2_СТ-2 УС671 98 м. Київ, проспект Оболонський буд. 13 6,591 3,408 39,4 181,9 142,5 83,9 44,5 149,4 69,7 73,62 5,87

3.1.2_СТ-2 УС670 98 м. Київ, проспект Оболонський буд. 15б 6,841 3,537 37,2 180,7 143,5 82,7 45,5 149,0 69,5 71,27 5,66

3.1.2_СТ-2 будинок адміністративний ДО "Автобаза ДУС" 99 м. Київ, вулиця Кабельна, 12 2,632 1,361 82,3 204,0 121,8 105,0 22,8 144,3 67,2 24,60 1,89

3.1.2_СТ-2 УС669 99 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 12 4,838 2,501 34,6 179,4 144,8 80,4 45,8 148,6 69,3 50,91 4,03

3.1.2_СТ-2 торгівельний комплексТОВ "ЕЛІТА" 98 м. Київ, вулиця Вербова, 17А 0,253 0,131 83,9 204,9 121,0 106,9 23,0 146,8 68,5 2,29 0,18

3.1.2_СТ-2 магазин ТОВ "Фокстрот-авто" 99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 21 1,032 0,534 82,9 204,3 121,5 105,3 22,5 147,4 68,8 9,34 0,73

3.1.2_СТ-2
будинок адміністративний ТОВ "МТР Менеджмент 
Україна"

97 м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 10А 0,500 0,259 44,2 184,4 140,2 87,4 43,2 146,7 68,4 6,03 0,47

3.1.2_СТ-2 адміністративна будівля 97 м. Київ, вулиця Нижній Вал, 51 2,422 1,252 66,3 195,8 129,4 98,8 32,4 149,0 69,5 32,06 2,55

3.1.2_СТ-2 адміністративна будівля 97 м. Київ, вулиця Ярославська, 57 0,960 0,496 69,6 197,5 127,9 100,5 30,9 149,4 69,7 9,44 0,75

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 100 м. Київ, вулиця Хорива буд. 50 0,270 0,140 67,8 196,6 128,7 96,6 28,7 148,4 69,2 3,18 0,25

3.1.2_СТ-2 ПАТ "Tоргрічтранс" 99 м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 14 0,077 0,040 69,7 197,5 127,8 98,5 28,8 146,0 68,1 0,70 0,05

3.1.2_СТ-2 ПАТ "Tоргрічтранс" 103 м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 14 0,116 0,060 69,9 197,6 127,7 94,6 24,7 148,4 69,2 1,05 0,08

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 98 м. Київ, вулиця Верхній Вал буд. 62 0,312 0,161 67,5 196,4 128,9 98,4 30,9 146,1 68,1 4,21 0,33

3.1.2_СТ-2 будинок адміністративний ТОВ "ЕТК "Еліт Сервіс" 98 м. Київ, вулиця Верхній Вал, 72 2,234 1,155 66,9 196,0 129,2 98,0 31,2 149,1 69,6 22,41 1,78

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 97 м. Київ, вулиця Електриків буд. 30 0,128 0,066 69,7 197,5 127,8 100,5 30,8 146,1 68,1 1,39 0,11

3.1.2_СТ-2 адміністративна будівля 98 м. Київ, вулиця Набережно-Лугова, 2 0,120 0,062 71,2 198,3 127,1 100,3 29,1 149,8 69,9 1,09 0,09

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 123 м. Київ, вулиця Воздвиженська буд. 25 0,131 0,068 66,0 195,6 129,6 72,6 6,6 145,1 67,7 1,73 0,13

3.1.2_СТ-2 ПАТ "Галантерея" 99 м. Київ, вулиця Куренівська, 27 0,596 0,308 74,1 199,8 125,7 100,8 26,7 149,0 69,5 5,39 0,43

3.1.2_СТ-2 гуртожиток 108 м. Київ, вулиця Ярославська, 1А 1/3Б 0,186 0,096 66,7 196,0 129,3 88,0 21,3 146,4 68,3 2,09 0,16

3.1.2_СТ-2 адміністративна будівля 105 м. Київ, вулиця Нижній Вал, 15А 0,070 0,036 66,7 196,0 129,3 91,0 24,3 144,5 67,3 0,63 0,05

3.1.2_СТ-2 комплекс торгівельний ТОВ "Епіцентр К" 99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 11А 1,792 0,926 79,8 202,7 123,0 103,7 24,0 149,1 69,6 19,13 1,52

3.1.2_СТ-2
будинок адміністративний 
КО"КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"

98 м. Київ, вулиця Куренівська, 16В 3,783 1,956 81,5 203,6 122,1 105,6 24,1 145,2 67,7 37,80 2,93

3.1.2_СТ-2 адміністративна будівля ТОВ"ГРЕЙ ЛІМІТЕД" 98,5 м. Київ, проспект Оболонський, 18 0,195 0,101 48,6 186,6 138,0 88,1 39,5 148,4 69,3 1,76 0,14

3.1.2_СТ-2 адміністративна будівля 98 м. Київ, вулиця Межигірська, 82 3,594 1,858 67,1 196,2 129,1 98,2 31,1 148,1 69,1 35,47 2,80

3.1.2_СТ-2 приміщення виробничі 97 м. Київ, вулиця Межигірська, 83 3,600 1,861 67,9 196,6 128,7 99,6 31,7 149,5 69,8 34,92 2,78

3.1.2_СТ-2 приміщення виробничі 97 м. Київ, вулиця Костянтинівська, 66 0,305 0,158 67,7 196,5 128,8 99,5 31,8 147,9 69,0 3,19 0,25

3.1.2_СТ-2 адміністративна будівля ТОВ "ФОРМСАЙТ" 98,7 м. Київ, проспект Оболонський, 20 0,464 0,240 48,6 186,6 138,0 87,9 39,3 148,8 69,4 5,93 0,47

3.1.2_СТ-2
будинок адміністративний Оболонська РДА в місті 
Києві

99 м. Київ, вулиця Тимошенка маршала, 16 0,369 0,191 48,2 186,4 138,2 87,4 39,2 147,0 68,6 4,08 0,32

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 100 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 2м 0,871 0,450 41,5 182,9 141,5 82,9 41,5 147,4 68,8 11,20 0,88

3.1.2_СТ-2 УС833 105 м. Київ, вулиця Скляренка Семена, 17 0,384 0,199 65,7 195,4 129,7 90,4 24,7 148,5 69,3 4,27 0,34

3.1.2_СТ-2 УС834 105 м. Київ, вулиця Кирилівська, 160 0,424 0,219 68,1 196,7 128,6 91,7 23,6 147,9 69,0 3,84 0,30

3.1.2_СТ-2 УС835 106 м. Київ, вулиця Кирилівська, 160А 0,596 0,308 68,1 196,7 128,6 90,7 22,6 147,7 68,9 5,39 0,42

3.1.2_СТ-2 УС836 104 м. Київ, провулок   Балтійський, 20 1,872 0,968 70,1 197,7 127,6 93,7 23,6 148,0 69,1 18,20 1,44

3.1.2_СТ-2 УС837 110 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 172 1,315 0,680 64,8 194,9 130,2 84,9 20,2 148,3 69,2 13,13 1,04

3.1.2_СТ-2 УС838 110 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 131 1,363 0,705 61,4 193,2 131,8 83,2 21,8 148,2 69,2 13,33 1,05

3.1.2_СТ-2 УС839 121 м. Київ, вулиця Садовського Миколи буд. 12 2,553 1,320 57,2 191,0 133,8 70,0 12,8 148,0 69,0 26,90 2,12

3.1.2_СТ-2 УС840 125 м. Київ, вулиця Сирецька буд. 52 0,307 0,159 51,2 188,0 136,7 63,0 11,7 141,7 66,0 2,93 0,22

3.1.2_СТ-2 УС841 119 м. Київ, вулиця Сирецька буд. 40 1,143 0,591 51,3 188,0 136,7 69,0 17,7 146,7 68,4 12,33 0,97

3.1.2_СТ-2 УС842 118 м. Київ, вулиця Сирецька буд. 32 2,162 1,118 50,8 187,7 137,0 69,7 19,0 147,2 68,7 23,12 1,82

3.1.2_СТ-2 УС843 111 м. Київ, вулиця Бондарська буд. 3 1,550 0,801 53,6 189,2 135,6 78,2 24,6 147,8 69,0 16,19 1,28

3.1.2_СТ-2 УС844 108 м. Київ, вулиця Сирецька, 28/2 0,310 0,160 55,2 190,0 134,8 82,0 26,8 147,6 68,8 2,80 0,22
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3.1.2_СТ-2 УС845 107 м. Київ, вулиця Копилівська буд. 69 0,110 0,057 53,1 188,9 135,8 81,9 28,8 145,1 67,6 1,00 0,08

3.1.2_СТ-2 УС846 111 м. Київ, вулиця Копилівська буд. 67 блок №11 0,626 0,324 57,1 191,0 133,9 80,0 22,9 145,9 68,0 6,13 0,48

3.1.2_СТ-2 УС847 107 м. Київ, вулиця Копилівська буд. 65 1,708 0,883 48,0 186,3 138,3 79,3 31,3 146,2 68,2 17,61 1,37

3.1.2_СТ-2 УС848 109 м. Київ, вулиця Копилівська буд. 10а 2,569 1,328 53,7 189,2 135,5 80,2 26,5 147,8 68,9 25,85 2,04

3.1.2_СТ-2 УС849 108 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 115/3 1,034 0,535 51,7 188,2 136,5 80,2 28,5 147,6 68,9 10,61 0,84

3.1.2_СТ-2 УС850 123 м. Київ, вулиця Захарівська буд. 10 2,309 1,194 51,8 188,2 136,4 65,2 13,4 146,9 68,5 24,27 1,90

3.1.2_СТ-2 УС851 124 м. Київ, вулиця Захарівська буд. 7 1,196 0,618 49,9 187,3 137,3 63,3 13,3 146,1 68,1 12,42 0,97

3.1.2_СТ-2 УС852 125 м. Київ, вулиця Петропавлівська буд. 14 1,519 0,785 51,7 188,2 136,5 63,2 11,5 147,2 68,7 15,88 1,25

3.1.2_СТ-2 УС853 126 м. Київ, вулиця Петропавлівська буд. 15 3,134 1,620 51,3 188,0 136,7 62,0 10,7 147,0 68,5 33,58 2,63

3.1.2_СТ-2 УС854 124 м. Київ, вулиця Захарівська буд. 1 1,674 0,865 48,7 186,6 138,0 62,6 14,0 146,0 68,1 18,53 1,44

3.1.2_СТ-2 УС855 120 м. Київ, вулиця Копилівська, 1/7 1,936 1,001 51,2 187,9 136,7 67,9 16,7 147,2 68,7 22,01 1,73

3.1.2_СТ-2 УС856 114 м. Київ, вулиця Копилівська буд. 2а 1,373 0,710 51,8 188,2 136,5 74,2 22,5 146,9 68,5 12,76 1,00

3.1.2_СТ-2 УС857 99 м. Київ, провулок Куренівський буд. 4/8 0,655 0,339 70,4 197,8 127,5 98,8 28,5 137,9 64,2 6,27 0,46

3.1.2_СТ-2 УС858 104 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 152 3,647 1,885 57,4 191,1 133,8 87,1 29,8 148,2 69,1 36,41 2,88

3.1.2_СТ-2 УС859 107 м. Київ, вулиця Кирилівська, 127 2,958 1,529 58,7 191,8 133,1 84,8 26,1 148,1 69,1 30,09 2,38

3.1.2_СТ-2 УС860 105 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 119/1 0,290 0,150 54,3 189,5 135,2 84,5 30,2 146,7 68,4 2,83 0,22

3.1.2_СТ-2 УС861 106 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 117 0,919 0,475 53,4 189,1 135,7 83,1 29,7 147,8 68,9 10,07 0,79

3.1.2_СТ-2 УС862 98 м. Київ, вулиця Електриків буд. 28в 2,851 1,474 69,7 197,5 127,8 99,5 29,8 144,6 67,4 30,50 2,35

3.1.2_СТ-2 УС863 97 м. Київ, вулиця Електриків буд. 28/14 2,576 1,332 66,8 196,0 129,2 99,0 32,2 147,3 68,7 25,80 2,03

3.1.2_СТ-2 УС864 98 м. Київ, вулиця Електриків, 33 2,653 1,372 69,7 197,5 127,8 99,5 29,8 148,4 69,2 27,49 2,18

3.1.2_СТ-2 УС865 97,5 м. Київ, вулиця Електриків, 31 0,365 0,189 69,4 197,3 128,0 99,8 30,5 143,8 67,0 3,55 0,27

3.1.2_СТ-2 СШ №123 УО Подільської РДА в м.Києві 115 м. Київ, вулиця Копилівська, 23 1,155 0,597 51,1 187,9 136,8 72,9 21,8 147,3 68,7 12,64 0,99

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 114 м. Київ, вулиця Копилівська буд. 21 0,665 0,344 50,9 187,8 136,9 73,8 22,9 147,1 68,6 8,59 0,67

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 115 м. Київ, вулиця Копилівська буд. 17/19 0,267 0,138 51,7 188,2 136,5 73,2 21,5 147,1 68,6 2,42 0,19

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 121 м. Київ, вулиця Захарівська буд. 14 0,542 0,280 51,3 188,0 136,7 67,0 15,7 146,9 68,5 6,78 0,53

3.1.2_СТ-2 ТОВ НВП "Каштан" 99 м. Київ, вулиця Марка Вовчка, 16В 0,012 0,006 73,6 199,5 125,9 100,5 26,9 90,9 41,1 0,11 0,01

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 104,8 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 123 0,416 0,215 56,9 190,9 134,0 86,1 29,2 147,7 68,9 3,76 0,30

3.1.2_СТ-2 адміністративна будівля ТОВ"КВВ 2015" 105 м. Київ, вулиця Скляренка Семена, 9 0,883 0,457 68,0 196,6 128,6 91,6 23,6 147,3 68,7 7,99 0,63

3.1.2_СТ-2 СШ №2 УО Подільської РДА в м.Києві 106 м. Київ, вулиця Копилівська, 36 0,742 0,384 53,0 188,9 135,9 82,9 29,9 147,4 68,7 10,25 0,81

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 104,8 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 121/2 0,405 0,209 56,1 190,5 134,4 85,7 29,6 147,3 68,7 5,41 0,43

3.1.2_СТ-2 ПрАТ "ЄВРОТЕРМІНАЛ" 99 м. Київ, вулиця Марка Вовчка, 18А 0,864 0,447 74,0 199,7 125,7 100,7 26,7 149,0 69,5 9,64 0,77

3.1.2_СТ-2 комплекс торгівельний (база) ДП "Кооппостач" 98 м. Київ, вулиця Марка Вовчка, 10А 0,080 0,041 72,7 199,0 126,4 101,0 28,4 143,0 66,6 0,72 0,05

3.1.2_СТ-2 ПрАТ "ЄВРОТЕРМІНАЛ" 99 м. Київ, вулиця Марка Вовчка, 18А 3,834 1,982 74,0 199,7 125,7 100,7 26,7 149,0 69,5 44,93 3,57

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 110 м. Київ, вулиця Сирецька буд. 32/34 0,271 0,140 51,9 188,3 136,4 78,3 26,4 147,5 68,8 3,32 0,26

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 111,5 м. Київ, вулиця Мукачівська буд. 6 0,466 0,241 81,0 203,3 122,4 91,8 10,9 146,6 68,4 6,51 0,51

3.1.2_СТ-2
КП "Служба замовника житлово-комунальних 
послуг"  Оболонськог

108 м. Київ, вулиця Полярна, 8Е 1,010 0,522 60,9 193,0 132,1 85,0 24,1 147,7 68,9 10,82 0,85

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 108 м. Київ, вулиця Полярна буд. 8е 1,323 0,684 60,9 193,0 132,1 85,0 24,1 147,7 68,9 16,36 1,29

3.1.2_СТ-2 УС2045 100 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 116а 2,400 1,241 77,5 201,6 124,1 101,6 24,1 147,3 68,7 24,54 1,93

3.1.2_СТ-2 УС2042 110,6 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 111 0,847 0,438 51,9 188,3 136,4 77,7 25,8 147,7 68,9 8,75 0,69

3.1.2_СТ-2 УС2044 100 м. Київ, вулиця Кирилівська, 104 А 1,347 0,696 80,9 203,3 122,4 103,3 22,4 147,9 69,0 12,56 0,99

3.1.2_СТ-2 УС2055 98 м. Київ, вулиця Марка Вовчка, 12/14 2,390 1,236 73,2 199,3 126,1 101,3 28,1 148,5 69,3 21,62 1,71

3.1.2_СТ-2 УС957 98 м. Київ, вулиця Спаська, 36 2,215 1,145 67,4 196,3 129,0 98,3 31,0 148,7 69,4 21,91 1,74

3.1.2_СТ-2 УС958 97,5 м. Київ, вулиця Волоська буд. 2 0,547 0,283 66,2 195,7 129,5 98,2 32,0 148,6 69,3 5,13 0,41
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3.1.2_СТ-2 УС2057 98
м. Київ, проспект Оболонський, 1Б (блок "А" 
секція 1)

10,935 5,653 46,3 185,4 139,1 87,4 41,1 149,1 69,6 102,11 8,12

3.1.2_СТ-2 УС2059 96
м. Київ, вулиця Новокостянтинівська, 18 
КОРПУС 1В

1,770 0,915 76,2 200,9 124,7 104,9 28,7 148,5 69,3 17,12 1,36

3.1.2_СТ-2 УС959 99 м. Київ, вулиця Волоська, 12/4 2,053 1,061 66,5 195,9 129,4 96,9 30,4 149,1 69,6 19,26 1,53

3.1.2_СТ-2 УС960 99 м. Київ, вулиця Сковороди Григорія, 6 4,502 2,327 64,8 195,0 130,2 96,0 31,2 149,2 69,6 45,37 3,61

3.1.2_СТ-2 УС475 101 м. Київ, вулиця Кирилівська, 19/21 1,340 0,693 64,0 194,6 130,6 93,6 29,6 147,9 69,0 12,42 0,98

3.1.2_СТ-2 ДЗ №88 УО Подільської РДА в м.Києві 110 м. Київ, вулиця Копилівська, 8 0,290 0,150 51,6 188,2 136,5 78,2 26,5 147,2 68,6 3,98 0,31

3.1.2_СТ-2 УС474 99,8 м. Київ, вулиця Щекавицька буд. 7/10 2,872 1,485 64,1 194,6 130,5 94,8 30,7 148,5 69,3 29,42 2,33

3.1.2_СТ-2 УС961 100
м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька буд. 
35а

1,007 0,521 67,8 196,5 128,8 96,5 28,8 148,8 69,4 10,40 0,83

3.1.2_СТ-2 УС473 99 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 14-18 1,049 0,542 64,2 194,7 130,5 95,7 31,5 148,5 69,3 10,60 0,84

3.1.2_СТ-2 УС962 101 м. Київ, вулиця Хорива буд. 22/28 3,160 1,634 67,2 196,2 129,0 95,2 28,0 149,3 69,7 32,00 2,55

3.1.2_СТ-2 УС963 99 м. Київ, вулиця Верхній Вал, 66 1,962 1,014 67,2 196,2 129,0 97,2 30,0 148,9 69,5 18,08 1,44

3.1.2_СТ-2 УС472 101,5 м. Київ, вулиця Кирилівська, 1-3 0,997 0,515 66,2 195,7 129,5 94,2 28,0 148,3 69,2 10,17 0,80

3.1.2_СТ-2 УС964 100 м. Київ, вулиця Хорива буд. 45/24 0,281 0,145 67,6 196,4 128,9 96,4 28,9 147,5 68,8 2,77 0,22

3.1.2_СТ-2 УС471 101 м. Київ, вулиця Ярославська буд. 11 0,300 0,155 66,2 195,7 129,5 94,7 28,5 149,1 69,6 3,33 0,26

3.1.2_СТ-2 УС470 100,5 м. Київ, вулиця Костянтинівська буд. 27б 0,691 0,357 64,6 194,9 130,3 94,4 29,8 148,8 69,4 7,32 0,58

3.1.2_СТ-2 будинок житловий 119 м. Київ, вулиця Петропавлівська буд. 6 0,552 0,285 51,4 188,0 136,6 69,0 17,6 147,0 68,6 6,91 0,54

3.1.2_СТ-2 УС489 103,5 м. Київ, вулиця Нижній Вал буд. 19/21 2,209 1,142 66,7 196,0 129,3 92,5 25,8 148,9 69,5 21,33 1,69

3.1.2_СТ-2 УС488 99,5 м. Київ, вулиця Костянтинівська буд. 24 1,260 0,651 67,1 196,2 129,1 96,7 29,6 148,8 69,4 12,59 1,00

3.1.2_СТ-2 УС965 101 м. Київ, вулиця Хорива буд. 39/41 5,118 2,646 67,4 196,3 128,9 95,3 27,9 149,2 69,6 49,11 3,91

3.1.2_СТ-2 УС966 101 м. Київ, вулиця Волоська буд. 23 3,845 1,988 66,1 195,7 129,6 94,7 28,6 149,0 69,5 41,45 3,29

3.1.2_СТ-2 УС967 102 м. Київ, провулок Хорива буд. 4 2,216 1,145 65,9 195,6 129,6 93,6 27,6 148,6 69,3 20,61 1,63

3.1.2_СТ-2 УС487 101 м. Київ, вулиця Костянтинівська буд. 16 0,683 0,353 67,1 196,2 129,1 95,2 28,1 149,0 69,5 6,91 0,55

3.1.2_СТ-2 УС486 100,5 м. Київ, вулиця Нижній Вал буд. 33г 1,622 0,839 66,6 195,9 129,3 95,4 28,8 148,8 69,4 15,72 1,25

3.1.2_СТ-2 УС485 99 м. Київ, вулиця Межигірська буд. 24а 1,880 0,972 65,5 195,3 129,8 96,3 30,8 149,1 69,6 19,09 1,52

3.1.2_СТ-2 УС484 99 м. Київ, вулиця Нижній Вал буд. 41 1,745 0,902 66,5 195,9 129,3 96,9 30,3 149,1 69,6 17,74 1,41

3.1.2_СТ-2 УС483 98,5 м. Київ, вулиця Межигірська буд. 25 1,839 0,951 67,4 196,3 128,9 97,8 30,4 149,2 69,6 19,53 1,55

3.1.2_СТ-2 УС482 98 м. Київ, вулиця Щекавицька буд. 30/39 7,536 3,896 67,4 196,3 128,9 98,3 30,9 149,5 69,8 78,35 6,25

3.1.2_СТ-2 УС481 97 м. Київ, вулиця Введенська буд. 26 3,389 1,752 58,1 191,5 133,4 94,5 36,4 149,1 69,6 34,80 2,77

3.1.2_СТ-2 УС968 101,6 м. Київ, вулиця Спаська буд. 6а 2,580 1,334 66,1 195,7 129,6 94,1 28,0 149,0 69,5 25,87 2,06

3.1.2_СТ-2 УС969 99 м. Київ, вулиця Іллінська, 3/7 2,973 1,537 65,7 195,4 129,8 96,4 30,8 148,5 69,3 28,41 2,25

3.1.2_СТ-2 УС480 97 м. Київ, вулиця Волоська буд. 51/27 2,917 1,508 57,8 191,4 133,6 94,4 36,6 148,9 69,5 29,83 2,37

3.1.2_СТ-2 УС499 101,5 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 31в 1,401 0,724 61,6 193,3 131,7 91,8 30,2 146,3 68,2 14,03 1,10

3.1.2_СТ-2 УС498 99 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 20 2,658 1,374 64,0 194,6 130,6 95,6 31,6 147,6 68,9 27,93 2,20

3.1.2_СТ-2 УС497 98 м. Київ, вулиця Костянтинівська буд. 34 2,341 1,210 65,0 195,1 130,1 97,1 32,1 149,0 69,5 24,05 1,91

3.1.2_СТ-2 УС496 97,5 м. Київ, вулиця Межигірська, 37 0,387 0,200 65,7 195,4 129,8 97,9 32,3 148,3 69,2 3,50 0,28

3.1.2_СТ-2 УС1911 150 м. Київ, вулиця Воздвиженська, 60В 2,953 1,527 41,9 195,1 153,2 45,1 3,2 145,0 67,6 29,11 2,25

3.1.2_СТ-2 УС495 97 м. Київ, вулиця Межигірська буд. 43 1,987 1,027 64,2 194,7 130,5 97,7 33,5 149,2 69,6 20,56 1,64

3.1.2_СТ-2 УС494 100 м. Київ, вулиця Юрківська буд. 2-6/32 3,394 1,755 52,5 188,6 136,2 88,6 36,2 148,9 69,5 36,50 2,90

3.1.2_СТ-2 ПрАТ "Kиївполіграфмаш" 102 м. Київ, вулиця Тульчинська, 6 1,240 0,641 83,0 204,4 121,4 102,4 19,4 147,3 68,7 11,22 0,88

3.1.2_СТ-2 УС970 99 м. Київ, вулиця Іллінська буд. 10 5,209 2,693 66,1 195,7 129,6 96,7 30,6 148,2 69,2 51,05 4,04

3.1.2_СТ-2 УС971 100 м. Київ, вулиця Братська, 12 0,283 0,146 65,1 195,2 130,0 95,2 30,0 148,6 69,3 2,56 0,20

3.1.2_СТ-2 УС972 99,5 м. Київ, вулиця Борисоглібська буд. 9/15 4,963 2,566 65,1 195,1 130,0 95,6 30,5 148,9 69,5 50,77 4,03
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3.1.2_СТ-2 УС973 98,8 м. Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька буд. 11 2,487 1,286 66,0 195,6 129,6 96,8 30,8 148,7 69,4 25,33 2,01

3.1.2_СТ-2 УС980 112 м. Київ, вулиця Ігорівська буд. 2/6 3,764 1,946 59,9 192,4 132,6 80,4 20,6 146,5 68,3 36,88 2,88

3.1.2_СТ-2 УС979 97 м. Київ, вулиця Ігорівська буд. 16 3,444 1,781 63,9 194,5 130,6 97,5 33,6 147,6 68,8 33,51 2,64

3.1.2_СТ-2 УС974 98,8 м. Київ, вулиця Братська буд. 10 2,480 1,282 65,3 195,2 129,9 96,4 31,1 148,6 69,3 24,61 1,95

3.1.2_СТ-2 УС975 99 м. Київ, вулиця Ігорівська буд. 5 4,964 2,566 64,4 194,8 130,4 95,8 31,4 148,6 69,3 50,85 4,03

3.1.2_СТ-2 УС976 105 м. Київ, площа  Контрактова, 12 5,007 2,589 63,1 194,1 131,0 89,1 26,0 148,8 69,4 51,54 4,09

3.1.2_СТ-2 УС977 108 м. Київ, вулиця Боричів Тік буд. 30 3,809 1,969 60,6 192,8 132,2 84,8 24,2 147,8 69,0 38,23 3,02

3.1.2_СТ-2 ПрАТ "КИЇВПОРТ" 98 м. Київ, вулиця Електриків, 23Б 1,470 0,760 87,8 206,9 119,1 108,9 21,1 131,2 61,0 13,30 0,93

3.1.2_СТ-2 УС677 99 м. Київ, вулиця Малиновського Маршала буд. 8 6,333 3,274 43,7 184,1 140,4 85,1 41,4 149,5 69,7 67,12 5,35

3.1.2_СТ-2 УС678 99 м. Київ, вулиця Малиновського Маршала буд. 4 5,115 2,645 33,4 178,8 145,4 79,8 46,4 148,5 69,3 51,34 4,07

3.1.2_СТ-2 УС632 114,5 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 30 2,408 1,245 82,4 204,1 121,7 89,6 7,2 145,8 68,0 27,86 2,17

3.1.2_СТ-2 УС476 100 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 15 1,496 0,773 64,8 195,0 130,2 95,0 30,2 148,8 69,4 14,38 1,14

3.1.2_СТ-2 УС477 99 м. Київ, вулиця Кирилівська, 40 1,252 0,647 68,1 196,7 128,6 97,7 29,6 146,2 68,2 12,31 0,96

3.1.2_СТ-2 УС679 99 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 21к.2 4,816 2,490 42,6 183,5 140,9 84,5 41,9 148,4 69,3 48,19 3,82

3.1.2_СТ-2 УС680 99 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 2/4 1,117 0,577 41,7 183,1 141,3 84,1 42,3 148,2 69,1 12,69 1,00

3.1.2_СТ-2 УС681 98 м. Київ, вулиця Малиновського маршала, 2А 0,345 0,178 42,5 183,5 141,0 85,5 43,0 146,4 68,3 3,12 0,24

3.1.2_СТ-2 УС603 104 м. Київ, вулиця Кульженків Сім’ї буд. 35 18,280 9,451 39,5 181,9 142,5 77,9 38,5 147,4 68,8 202,29 15,91

3.1.2_СТ-2 УС605 107,5 м. Київ, вулиця Бережанська буд. 24 13,034 6,739 57,3 191,1 133,8 83,6 26,3 147,2 68,7 153,92 12,09

3.1.2_СТ-2 УС604 108 м. Київ, вулиця Полярна буд. 8г 10,043 5,192 57,5 191,2 133,7 83,2 25,7 147,7 68,9 119,89 9,45

3.1.2_СТ-2 УС779 101,5 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 85/87-а 4,084 2,111 82,6 204,2 121,6 102,7 20,1 145,7 68,0 43,17 3,36

3.1.2_СТ-2 УС778 105 м. Київ, вулиця Кирилівська, 103 1,579 0,816 82,6 204,2 121,6 99,2 16,6 146,1 68,1 17,53 1,37

3.1.2_СТ-2 УС777 103 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 122/1 2,413 1,248 77,5 201,6 124,0 98,6 21,0 147,1 68,6 25,76 2,02

3.1.2_СТ-2 УС776 103 м. Київ, вулиця Кирилівська буд. 126/2 1,776 0,918 82,6 204,2 121,6 101,2 18,6 147,4 68,8 18,26 1,44

3.1.2_СТ-2 УС775 102,5 м. Київ, вулиця Тульчинська буд. 7 1,536 0,794 83,0 204,4 121,4 101,9 18,9 148,1 69,1 15,74 1,24

3.1.2_СТ-2 УС774 101 м. Київ, вулиця Новокостянтинівська буд. 7 2,395 1,238 80,5 203,1 122,6 102,1 21,6 147,7 68,9 25,25 1,99

3.1.2_СТ-2 УС773 102 м. Київ, вулиця Новокостянтинівська, 22/15 1,643 0,849 71,0 198,2 127,2 96,2 25,2 147,2 68,7 16,93 1,33

3.1.2_СТ-2 УС772 96 м. Київ, вулиця Новокостянтинівська, 1А 1,380 0,713 80,8 203,3 122,5 107,3 26,5 148,1 69,1 14,15 1,12

3.1.2_СТ-2 УС771 97 м. Київ, вулиця Чорноморська, 1 2,999 1,550 82,5 204,2 121,6 107,2 24,6 146,3 68,2 27,69 2,16

3.1.2_СТ-2 УС770 99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 13 В 0,832 0,430 80,9 203,3 122,4 104,3 23,4 145,3 67,7 8,13 0,63

3.1.2_СТ-2 УС769 99 м. Київ, вулиця Богатирська, 3В 0,491 0,254 85,7 205,8 120,1 106,8 21,1 146,9 68,5 5,01 0,39

3.1.2_СТ-2 УС768 99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 21Б 0,308 0,159 84,3 205,1 120,8 106,1 21,8 144,2 67,2 3,00 0,23

3.1.2_СТ-2 УС767 99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 21А 0,556 0,287 84,1 205,0 120,9 106,0 21,9 145,9 68,0 5,03 0,39

3.1.2_СТ-2 УС766 99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 6 2,370 1,225 84,3 205,1 120,7 106,1 21,7 149,1 69,6 23,00 1,83

3.1.2_СТ-2 УС765 99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 16 1,673 0,865 81,3 203,5 122,2 104,5 23,2 147,8 69,0 16,61 1,31

3.1.2_СТ-2 УС764 99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 14Б 2,381 1,231 85,2 205,5 120,4 106,5 21,4 149,6 69,8 23,06 1,84

3.1.2_СТ-2 УС763 98 м. Київ, провулок Електриків буд. 3 3,063 1,584 85,1 205,5 120,4 107,5 22,4 149,6 69,8 31,91 2,55

3.1.2_СТ-2 УС762 99 м. Київ, проспект Степана Бандери, 24Б 1,164 0,602 76,3 201,0 124,6 102,0 25,6 147,1 68,6 10,53 0,83

3.1.2_СТ-2 УС761 101 м. Київ, проспект Степана Бандери, 26 3,522 1,821 87,4 206,7 119,3 105,7 18,3 149,5 69,8 35,00 2,79

3.1.2_СТ-2 УС760 101 м. Київ, проспект Степана Бандери, 34В 1,918 0,992 75,6 200,6 125,0 99,6 24,0 147,5 68,8 19,84 1,56

3.1.2_СТ-2 УС756 99 м. Київ, вулиця Йорданська буд. 1 1,873 0,968 62,6 193,8 131,3 94,8 32,3 149,2 69,6 19,97 1,59

3.1.2_СТ-2 УС755 99 м. Київ, вулиця Йорданська буд. 1а 7,073 3,657 45,3 184,9 139,6 85,9 40,6 149,6 69,8 79,42 6,34
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3.1.2_СТ-2 УС754 98 м. Київ, вулиця Йорданська буд. 9е 9,641 4,984 55,2 190,0 134,8 92,0 36,8 149,7 69,8 108,14 8,63

3.1.2_СТ-2 УС753 99 м. Київ, вулиця Йорданська буд. 9к 8,348 4,316 49,4 187,0 137,7 88,0 38,7 149,5 69,8 86,30 6,88

3.1.2_СТ-2 УС752 99 м. Київ, площа Оболонська буд. 2а 6,654 3,440 46,8 185,7 138,9 86,7 39,9 149,2 69,6 73,45 5,85

3.1.2_СТ-2 УС751 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 1 блок №1 5,951 3,077 45,8 185,2 139,4 86,2 40,4 149,2 69,6 60,53 4,82

3.1.2_СТ-2 УС750 98 м. Київ, вулиця Йорданська буд. 2б 6,229 3,220 48,6 186,6 138,0 88,6 40,0 149,4 69,7 65,08 5,19

3.1.2_СТ-2 УС749 98 м. Київ, вулиця Йорданська буд. 8 1,661 0,859 49,1 186,9 137,8 88,9 39,8 149,5 69,7 17,72 1,41

3.1.2_СТ-2 УС748 99 м. Київ, вулиця Приозерна буд. 12 6,942 3,589 49,1 186,9 137,8 87,9 38,8 149,4 69,7 72,84 5,80

3.1.2_СТ-2 УС745 99 м. Київ, вулиця Архипенка Олександра буд. 10 6,906 3,571 48,8 186,7 137,9 87,7 38,9 149,2 69,6 73,49 5,85

3.1.2_СТ-2 УС744 99 м. Київ, вулиця Архипенка Олександра буд. 8б 6,757 3,493 49,6 187,2 137,5 88,2 38,5 149,5 69,8 76,16 6,07

3.1.2_СТ-2 УС743 99 м. Київ, вулиця Архипенка Олександра буд. 2/12 2,162 1,118 55,0 189,9 134,9 90,9 35,9 149,7 69,9 25,10 2,00

3.1.2_СТ-2 УС742 99 м. Київ, вулиця Архипенка Олександра буд. 1/12 5,852 3,026 49,6 187,2 137,5 88,2 38,5 149,6 69,8 63,37 5,06

3.1.2_СТ-2 УС741 98 м. Київ, вулиця Архипенка Олександра буд. 3 4,701 2,430 46,6 185,6 139,0 87,6 41,0 149,1 69,6 49,80 3,96

3.1.2_СТ-2 УС740 99 м. Київ, вулиця Йорданська, 24А 0,714 0,369 41,9 183,1 141,3 84,1 42,3 149,0 69,5 7,86 0,62

3.1.2_СТ-2 УС739 99 м. Київ, вулиця Йорданська буд. 24б 2,665 1,378 49,6 187,1 137,5 88,1 38,5 149,2 69,6 27,52 2,19

3.1.2_СТ-2 УС738 98 м. Київ, вулиця Архипенка Олександра буд. 5а 5,048 2,610 47,8 186,2 138,4 88,2 40,4 148,8 69,4 57,58 4,57

3.1.2_СТ-2 УС736 98 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 9а 4,733 2,447 45,1 184,8 139,7 86,8 41,7 148,5 69,3 54,10 4,29

3.1.2_СТ-2 УС704 99 м. Київ, вулиця Тимошенка Маршала буд. 18 7,789 4,027 45,7 185,1 139,4 86,1 40,4 148,1 69,1 79,50 6,28

3.1.2_СТ-2 УС705 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 18г 5,473 2,830 44,4 184,5 140,0 85,5 41,0 148,7 69,4 62,98 5,00

3.1.2_СТ-2 УС706 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 22в 1,419 0,734 47,8 186,2 138,4 87,2 39,4 148,2 69,2 14,96 1,18

3.1.2_СТ-2 УС707 98 м. Київ, проспект Оболонський буд. 16 6,498 3,360 45,3 184,9 139,6 86,9 41,6 149,2 69,6 68,20 5,43

3.1.2_СТ-2 УС708 99 м. Київ, проспект Оболонський буд. 14ж 3,426 1,771 45,0 184,8 139,8 85,8 40,8 148,7 69,4 36,24 2,87

3.1.2_СТ-2 УС709 98 м. Київ, проспект Оболонський буд. 14а 4,258 2,201 44,8 184,6 139,9 86,6 41,9 149,2 69,6 49,11 3,91

3.1.2_СТ-2 УС735 99 м. Київ, вулиця Йорданська, 22А 1,528 0,790 48,8 186,7 137,9 87,7 38,9 149,6 69,8 16,21 1,29

3.1.2_СТ-2 УС734 99 м. Київ, вулиця Йорданська буд. 22 2,613 1,351 48,7 186,7 138,0 87,7 39,0 149,5 69,8 27,97 2,23

3.1.2_СТ-2 УС733 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 13а 4,876 2,521 44,3 184,4 140,1 85,4 41,1 148,9 69,5 52,18 4,14

3.1.2_СТ-2 УС732 99 м. Київ, проспект Оболонський, 28Б 2,755 1,424 46,5 185,6 139,0 86,6 40,0 149,3 69,7 28,86 2,30

3.1.2_СТ-2 УС710 98,1 м. Київ, проспект Оболонський буд. 12 4,499 2,326 46,2 185,4 139,2 87,3 41,1 149,3 69,7 47,60 3,79

3.1.2_СТ-2 УС731 99
м. Київ, вулиця Малиновського Маршала буд. 
28а

4,987 2,578 37,3 180,8 143,5 81,8 44,5 149,4 69,7 53,14 4,24

3.1.2_СТ-2 УС730 98 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 17а 5,948 3,075 44,8 184,6 139,9 86,6 41,9 149,2 69,6 63,23 5,03

3.1.2_СТ-2 УС712 99 м. Київ, вулиця Малиновського маршала, 19А 0,376 0,194 49,6 187,1 137,5 88,1 38,5 148,4 69,2 3,65 0,29

3.1.2_СТ-2 УС711 99 м. Київ, площа Оболонська буд. 1 6,146 3,178 48,7 186,7 137,9 87,7 38,9 149,3 69,7 70,42 5,61

3.1.2_СТ-2 УС606 107,2 м. Київ, вулиця Коноплянська, 22 4,737 2,449 82,5 204,1 121,7 96,9 14,5 147,0 68,5 49,11 3,85

3.1.2_СТ-2 УС608 109,2 м. Київ, вулиця Попова буд. 15 6,149 3,179 78,8 202,2 123,4 93,0 14,2 145,9 68,0 71,73 5,59

3.1.2_СТ-2 УС609 110 м. Київ, вулиця Попова буд. 11 1,444 0,747 79,4 202,5 123,2 92,5 13,2 146,2 68,2 15,69 1,22

3.1.2_СТ-2 УС616 112 м. Київ, вулиця Івашкевича Ярослава буд. 10 1,267 0,655 81,8 203,8 122,0 91,8 10,0 147,0 68,5 13,55 1,06

3.1.2_СТ-2 УС617 113,1 м. Київ, вулиця Івашкевича Ярослава буд. 6 2,811 1,453 77,4 201,5 124,1 88,4 11,0 146,9 68,5 30,12 2,36

3.1.2_СТ-2 УС713 99 м. Київ, площа Оболонська буд. 5 5,661 2,927 46,8 185,7 138,9 86,7 39,9 149,0 69,5 64,41 5,12

3.1.2_СТ-2 УС620 110 м. Київ, вулиця Автозаводська буд. 25б 4,924 2,546 82,3 204,0 121,7 94,0 11,7 147,3 68,7 53,15 4,18
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3.1.2_СТ-2

Науково-реставраційна виробнича майстерня. 
Реставрація окремих приміщень під потреби 
ресторану без зміни функціонального призначення. 
Р

106 м. Київ, вул. Притисько-Микільська, 4/6 0,089 0,046 63,5 194,3 130,8 88,3 24,8 148,3 69,2 1,20 0,09

3.1.2_СТ-2

Реставрація з пристосуванням Староакадемічного 
корпусу (1704-1740 р.р.) Братського монастиря 
(памятка архітектури (охор. № 15/1) та історії 
(260025-Н

99,29 м. Київ, вул. Сковороди Григорія, 2 0,299 0,155 65,7 195,4 129,8 96,1 30,5 148,5 69,3 2,71 0,21

3.1.2_СТ-2 УС715 99 м. Київ, проспект Героїв Сталінграда буд. 27а 5,654 2,923 45,6 185,0 139,5 86,0 40,5 148,6 69,3 63,88 5,06

3.1.2_СТ-2 УС714 99
м. Київ, вулиця Малиновського Маршала буд. 
27б

5,747 2,971 46,2 185,4 139,2 86,4 40,2 148,8 69,4 64,62 5,13

3.1.2_СТ-2 УС999 97 м. Київ, вулиця Межигірська буд. 50 4,519 2,336 67,7 196,5 128,8 99,5 31,8 148,6 69,3 44,24 3,51

3.1.2_СТ-2 УС994 97 м. Київ, вулиця Почайнинська, 38/44 5,022 2,596 68,7 197,0 128,3 100,0 31,3 149,7 69,8 51,59 4,12

3.1.3_РК Відрадний УС1160 160,5 м. Київ, вулиця Гарматна буд. 57 3,928 2,192 69,5 272,9 203,4 112,4 42,9 149,1 69,6 42,07 3,34

3.1.3_РК Відрадний УС1159 161,2 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 195/43 3,706 2,068 72,8 274,6 201,8 113,4 40,6 149,6 69,8 39,96 3,19

3.1.3_РК Відрадний УС1123 170 м. Київ, проспект Комарова космонавта, 1 21,738 12,130 73,7 275,1 201,4 105,1 31,4 149,7 69,9 210,44 16,80

3.1.3_РК Відрадний УС1122 164,8 м. Київ, вулиця Донця Михайла буд. 2б 1,910 1,066 63,3 269,7 206,4 104,9 41,6 147,8 68,9 20,57 1,62

3.1.3_РК Відрадний УС1121 164,5 м. Київ, вулиця Донця Михайла буд. 2а 7,725 4,311 73,3 274,9 201,6 110,4 37,1 147,4 68,8 83,74 6,59

3.1.3_РК Відрадний УС1120 181,2 м. Київ, вулиця Донця Михайла буд. 7 0,741 0,413 72,8 274,6 201,9 93,4 20,7 146,1 68,2 7,93 0,62

3.1.3_РК Відрадний УС1119 180,1 м. Київ, вулиця Донця Михайла буд. 5 1,882 1,050 73,5 275,0 201,5 94,9 21,4 146,7 68,4 20,57 1,61

3.1.3_РК Відрадний
Реконструкція будівлі Київської міської клінічної 
лікарні №6 з розміщенням  лікарні швидкої 
медичної допомоги «Правобережна».

179 м. Київ, просп. Комарова Космонавта, 3 7,057 3,938 70,7 273,6 202,9 94,6 23,9 149,7 69,9 81,09 6,47

3.1.3_РК Відрадний УС1118 179 м. Київ, проспект Відрадний буд. 55 2,273 1,268 73,4 275,0 201,6 96,0 22,6 148,1 69,1 22,81 1,80

3.1.3_РК Відрадний УС1117 182 м. Київ, проспект Відрадний буд. 61 2,832 1,580 72,3 274,4 202,1 92,4 20,1 147,9 69,0 29,14 2,30

3.1.3_РК Відрадний УС1116 182,3 м. Київ, проспект Відрадний буд. 14/45 2,462 1,374 73,6 275,1 201,5 92,8 19,2 148,6 69,3 26,27 2,08

3.1.3_РК Відрадний УС1115 182 м. Київ, вулиця Донця Михайла буд. 15/41 1,553 0,867 69,8 273,1 203,3 91,1 21,3 147,7 68,9 16,72 1,32

3.1.3_РК Відрадний УС1114 178 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 35А 5,574 3,110 74,1 275,3 201,2 97,3 23,2 149,2 69,6 57,39 4,57

3.1.3_РК Відрадний УС1153 175 м. Київ, вулиця Василенка Миколи буд. 17а 1,488 0,830 69,7 272,8 203,1 97,8 28,1 148,9 69,5 16,28 1,29

3.1.3_РК Відрадний УС1113 179,4 м. Київ, вулиця Стражеска академіка, 6А 0,911 0,508 70,2 273,3 203,1 93,9 23,7 149,6 69,8 9,17 0,73

3.1.3_РК Відрадний УС1112 179,1 м. Київ, вулиця Стражеска Академіка буд. 3а 2,859 1,595 67,2 271,8 204,6 92,7 25,5 148,5 69,3 29,67 2,35

3.1.3_РК Відрадний УС1111 179 м. Київ, вулиця Стражеска Академіка буд. 3 1,777 0,992 77,4 277,0 199,6 98,0 20,6 149,5 69,8 18,97 1,51

3.1.3_РК Відрадний УС1110 179,1 м. Київ, вулиця Білецького Академіка буд. 10 1,943 1,084 77,5 277,1 199,6 98,0 20,5 149,4 69,7 21,19 1,69

3.1.3_РК Відрадний УС1109 179,1 м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 69 1,698 0,947 81,0 278,9 197,9 99,8 18,8 149,9 69,9 18,12 1,45

3.1.3_РК Відрадний УС1108 180 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 36/1 3,789 2,114 77,2 276,9 199,7 96,9 19,7 149,4 69,7 39,05 3,11

3.1.3_РК Відрадний УС1107 178,5 м. Київ, вулиця Білецького Академіка буд. 9 2,625 1,465 75,8 276,2 200,4 97,7 21,9 149,6 69,8 27,64 2,21

3.1.3_РК Відрадний УС1106 177,7 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 79д 2,383 1,330 75,5 276,0 200,6 98,3 22,9 149,6 69,8 25,55 2,04

3.1.3_РК Відрадний УС1105 177,2 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 83д 2,828 1,578 75,2 275,9 200,7 98,7 23,5 149,6 69,8 30,36 2,42

3.1.3_РК Відрадний УС1104 178 м. Київ, вулиця Донця Михайла буд. 18 2,257 1,259 75,0 275,8 200,8 97,8 22,8 149,5 69,7 24,16 1,93

3.1.3_РК Відрадний УС1103 180,9 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 44/10 3,736 2,085 71,9 274,2 202,3 93,3 21,4 149,1 69,6 38,82 3,09

3.1.3_РК Відрадний УС1102 182 м. Київ, вулиця Донця Михайла буд. 17/46 1,315 0,734 73,7 275,1 201,4 93,1 19,4 149,1 69,6 14,70 1,17

3.1.3_РК Відрадний УС1101 182,3 м. Київ, проспект Відрадний буд. 16/50 2,381 1,329 74,4 275,5 201,1 93,2 18,8 149,0 69,5 25,14 2,00

3.1.3_РК Відрадний УС1100 180 м. Київ, вулиця Донця Михайла буд. 21а 2,559 1,428 63,4 269,8 206,4 89,8 26,4 149,5 69,8 27,73 2,21

3.1.3_РК Відрадний УС1099 180 м. Київ, проспект Відрадний буд. 22а 1,713 0,956 61,6 268,9 207,3 88,9 27,3 149,1 69,6 18,82 1,50

3.1.3_РК Відрадний УС1174 162,2 м. Київ, вулиця Тупікова Генерала буд. 11 1,651 0,921 69,0 272,7 203,7 110,5 41,5 148,3 69,2 17,34 1,37

3.1.3_РК Відрадний УС1175 166 м. Київ, вулиця Тупікова Генерала буд. 14б 3,163 1,765 68,8 272,6 203,7 106,6 37,7 148,6 69,3 33,34 2,64
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3.1.3_РК Відрадний УС1339 171,8 м. Київ, проспект Відрадний буд. 38 3,919 2,187 68,6 272,5 203,9 100,7 32,1 147,7 68,9 42,51 3,35

3.1.3_РК Відрадний УС1176 169,5 м. Київ, вулиця Західна буд. 1/6 0,884 0,493 69,8 273,1 203,3 103,6 33,8 148,1 69,1 9,21 0,73

3.1.3_РК Відрадний УС1098 175 м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 46 1,943 1,084 71,1 273,8 202,7 98,8 27,7 148,6 69,3 19,28 1,53

3.1.3_РК Відрадний УС1179 162,5 м. Київ, вулиця Машинобудівна буд. 25 2,250 1,256 70,0 273,2 203,2 110,7 40,7 148,9 69,5 23,78 1,89

3.1.3_РК Відрадний УС1097 174,9 м. Київ, вулиця Донця Михайла буд. 28 2,516 1,404 73,3 274,9 201,6 100,0 26,7 149,5 69,8 27,12 2,16

3.1.3_РК Відрадний УС1180 164,7 м. Київ, вулиця Гарматна буд. 23 1,611 0,899 69,8 273,1 203,3 108,4 38,6 148,2 69,1 16,59 1,31

3.1.3_РК Відрадний УС1181 171 м. Київ, вулиця Виборзька буд. 81/83 2,986 1,666 65,3 270,7 205,5 99,7 34,5 148,2 69,2 32,05 2,53

3.1.3_РК Відрадний УС1096 178 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 54/26 1,525 0,851 72,9 274,7 201,8 96,7 23,8 149,3 69,7 15,43 1,23

3.1.3_РК Відрадний УС1135 183,5 м. Київ, вулиця Метробудівська буд. 9/9 2,623 1,464 74,7 275,1 200,3 91,6 16,8 149,8 69,9 26,48 2,11

3.1.3_РК Відрадний УС1139 188,5 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 45 1,008 0,562 72,5 273,9 201,3 85,4 12,8 147,8 69,0 9,90 0,78

3.1.3_РК Відрадний УС1140 188,7 м. Київ, вулиця Метробудівська буд. 4а 0,539 0,301 72,6 273,9 201,3 85,2 12,6 148,5 69,3 4,89 0,39

3.1.3_РК Відрадний УС1142 191,1 м. Київ, вулиця Метробудівська буд. 1/35 3,073 1,715 70,5 272,8 202,3 81,7 11,2 148,8 69,4 31,98 2,54

3.1.3_РК Відрадний УС1141 189,8 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 35/2 1,582 0,883 72,6 273,9 201,3 84,1 11,5 147,7 68,9 16,13 1,27

3.1.3_РК Відрадний УС1138 185,3 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 47/15 0,463 0,258 73,0 274,1 201,1 88,8 15,8 148,7 69,4 4,20 0,33

3.1.3_РК Відрадний УС1143 191,6 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 31 3,909 2,181 55,5 265,1 209,6 73,5 18,0 148,8 69,4 42,11 3,34

3.1.3_РК Відрадний УС1137 182,7 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 49 1,325 0,739 72,8 274,0 201,2 91,3 18,5 148,4 69,2 12,32 0,98

3.1.3_РК Відрадний УС1144 188 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 27 2,316 1,292 69,4 271,7 202,3 83,7 14,3 148,4 69,2 23,63 1,87

3.1.3_РК Відрадний УС1145 185,3 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 5а 1,796 1,002 70,3 272,1 201,9 86,8 16,6 148,8 69,4 19,14 1,52

3.1.3_РК Відрадний УС1148 177,3 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 15 4,056 2,263 72,7 273,3 200,7 96,0 23,4 149,3 69,7 41,93 3,34

3.1.3_РК Відрадний УС1136 183,8 м. Київ, вулиця Метробудівська буд. 10/11 1,294 0,722 72,3 273,7 201,4 89,9 17,6 147,2 68,7 12,65 0,99

3.1.3_РК Відрадний УС1134 180 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 22 1,351 0,754 73,6 274,3 200,6 94,3 20,6 149,0 69,5 13,99 1,11

3.1.3_РК Відрадний УС1133 178,1 м. Київ, вулиця Каблукова Академіка буд. 5 0,865 0,483 76,9 276,5 199,6 98,4 21,5 149,7 69,9 9,20 0,73

3.1.3_РК Відрадний УС1132 175,8 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 26 1,133 0,632 77,7 277,2 199,5 101,4 23,7 148,9 69,5 12,16 0,97

3.1.3_РК Відрадний УС1146 181,7 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 21в 5,486 3,061 58,2 265,8 207,6 84,1 25,9 148,1 69,1 57,75 4,56

3.1.3_РК Відрадний УС1147 178,5 м. Київ, вулиця Василенка Миколи буд. 12а 1,404 0,783 65,8 269,7 203,9 91,2 25,4 148,5 69,3 15,12 1,20

3.1.3_РК Відрадний УС1149 176,5 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 17б 2,180 1,217 72,7 273,3 200,6 96,8 24,1 148,5 69,3 22,89 1,81

3.1.3_РК Відрадний УС1150 178,5 м. Київ, вулиця Василенка Миколи буд. 14б 1,489 0,831 67,2 270,4 203,3 91,9 24,8 148,8 69,4 15,89 1,26

3.1.3_РК Відрадний УС1095 176,9 м. Київ, проспект Відрадний буд. 30 1,541 0,860 72,3 274,4 202,1 97,5 25,2 148,7 69,4 16,44 1,30

3.1.3_РК Відрадний УС1151 177,4 м. Київ, проспект Комарова Космонавта буд. 24 0,953 0,532 71,7 272,7 201,1 95,3 23,7 148,2 69,2 10,54 0,83

3.1.3_РК Відрадний УС1152 178 м. Київ, вулиця Василенка Миколи буд. 19 1,149 0,641 70,8 273,4 202,6 95,4 24,6 149,1 69,6 12,25 0,97

3.1.3_РК Відрадний
Завершення будівництва будівлі під медичний та 
офісний центр.

162 м. Київ, вул. Борщагівська, 204-Б 0,580 0,324 71,2 273,8 202,6 111,8 40,6 148,9 69,5 8,89 0,71

3.1.3_РК Відрадний УС1326 175,5 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 36 1,305 0,728 72,0 274,2 202,3 98,7 26,8 149,0 69,5 14,03 1,12

3.1.3_РК Відрадний УС1327 175,5 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 38г 6,129 3,420 70,3 273,4 203,0 97,9 27,5 148,3 69,2 66,23 5,24

3.1.3_РК Відрадний УС1328 176,5 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 30 0,794 0,443 80,5 278,6 198,1 102,1 21,6 146,7 68,4 8,41 0,66

3.1.3_РК Відрадний УС1329 175,5 м. Київ, вулиця Качалова, 3 0,791 0,441 78,7 277,7 199,0 102,2 23,5 143,4 66,8 8,52 0,65

3.1.3_РК Відрадний УС1156 172,2 м. Київ, вулиця Гарматна буд. 38а 6,384 3,562 71,6 274,0 202,4 101,8 30,2 149,5 69,8 68,65 5,47

3.1.3_РК Відрадний УС1191 173,6 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 9б 3,529 1,969 67,3 271,8 204,5 98,2 30,9 148,1 69,1 37,54 2,97

3.1.3_РК Відрадний УС1190 176,5 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 7в 2,812 1,569 68,8 272,5 203,8 96,0 27,3 148,6 69,3 30,58 2,42

3.1.3_РК Відрадний УС1177 171,5 м. Київ, вулиця Гарматна буд. 35 0,259 0,145 70,0 273,2 203,2 101,7 31,7 148,9 69,5 2,35 0,19

3.1.3_РК Відрадний УС1178 171 м. Київ, вулиця Гарматна буд. 33/1 2,955 1,649 69,9 273,1 203,2 102,1 32,2 148,8 69,4 29,03 2,30

3.1.3_РК Відрадний УС1189 173 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 5а 1,285 0,717 67,9 272,1 204,2 99,1 31,2 148,7 69,4 14,30 1,13

3.1.3_РК Відрадний УС1392 166 м. Київ, вулиця Тупікова Генерала буд. 14г 3,310 1,847 71,4 273,9 202,5 107,9 36,5 149,4 69,7 34,30 2,73

3.1.3_РК Відрадний ДНЗ №630 УО Солом'янської РДА в м.Києві 181,5 м. Київ, вулиця Газова, 10 0,173 0,097 24,2 249,5 225,3 68,0 43,8 143,7 67,0 2,21 0,17

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1788



3.1.3_РК Відрадний УС1188 174 м. Київ, бульвар Гавела Вацлава буд. 1/28 2,582 1,441 70,3 273,4 203,0 99,4 29,0 149,2 69,6 27,01 2,15

3.1.3_РК Відрадний УС1187 170 м. Київ, вулиця Виборзька буд. 89а 2,002 1,117 68,7 272,5 203,8 102,5 33,8 146,9 68,5 20,01 1,57

3.1.3_РК Відрадний СЗШ №12 УО Солом'янської РДА в м.Києві 181 м. Київ, вулиця Зелена, 12 0,980 0,547 25,7 250,3 224,6 69,3 43,6 143,0 66,6 10,73 0,82

3.1.3_РК Відрадний УС1186 172 м. Київ, вулиця Гарматна буд. 16/85 3,763 2,100 68,8 272,6 203,8 100,6 31,8 147,7 68,9 37,97 2,99

3.1.3_РК Відрадний УС1185 156,8 м. Київ, провулок Металістів буд. 1 2,051 1,145 68,0 272,1 204,2 115,3 47,4 148,1 69,1 21,51 1,70

3.1.3_РК Відрадний УС1088 174 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 99а 1,570 0,876 70,3 273,4 203,1 99,4 29,1 141,8 66,1 17,42 1,32

3.1.3_РК Відрадний УС1089 176 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 99б 1,593 0,889 71,4 273,9 202,5 97,9 26,5 144,5 67,3 17,63 1,36

3.1.3_РК Відрадний УС1090 177,9 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 89/16 0,780 0,435 71,6 274,1 202,4 96,2 24,5 147,6 68,8 7,75 0,61

3.1.3_РК Відрадний УС1091 178,2 м. Київ, вулиця Шепелєва Миколи буд. 13 4,386 2,447 71,4 273,9 202,6 95,7 24,4 147,6 68,9 44,93 3,54

3.1.3_РК Відрадний УС1092 177 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 106а 2,138 1,193 72,0 274,2 202,2 97,2 25,2 148,2 69,1 20,36 1,61

3.1.3_РК Відрадний УС1093 177,1 м. Київ, вулиця Шепелєва Миколи, 3 1,163 0,649 72,6 274,5 202,0 97,4 24,9 147,6 68,8 11,56 0,91

3.1.3_РК Відрадний УС1094 179,3 м. Київ, вулиця Патріотів буд. 98 2,533 1,413 70,4 273,4 203,0 94,1 23,7 147,3 68,7 27,44 2,16

3.1.3_РК Відрадний УС1182 165,5 м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима буд. 22б 6,484 3,618 66,2 271,2 205,0 105,7 39,5 147,9 69,0 66,83 5,27

3.1.3_РК Відрадний УС1154 175 м. Київ, проспект Комарова Космонавта буд. 14а 1,048 0,585 71,8 273,9 202,1 98,9 27,1 149,4 69,7 11,31 0,90

3.1.3_РК Відрадний УС1155 174 м. Київ, проспект Комарова Космонавта буд. 14 1,608 0,897 43,1 259,1 216,0 85,1 42,0 148,4 69,2 17,10 1,35

3.1.3_РК Відрадний УС1131 179,5 м. Київ, вулиця Каблукова Академіка буд. 13 1,682 0,939 75,1 275,6 200,5 96,1 21,0 149,5 69,7 18,25 1,45

3.1.3_РК Відрадний УС1130 180 м. Київ, вулиця Каблукова Академіка буд. 15 2,647 1,477 79,0 277,9 198,8 97,9 18,8 148,6 69,3 29,19 2,31

3.1.3_РК Відрадний УС1128 181,1 м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18 0,611 0,341 72,9 274,1 201,1 93,0 20,0 142,4 66,4 6,13 0,47

3.1.3_РК Відрадний УС1157 167 м. Київ, проспект Комарова Космонавта буд. 4 1,253 0,699 72,2 274,3 202,1 107,3 35,1 149,6 69,8 13,26 1,06

3.1.3_РК Відрадний УС1127 179,5 м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 22А 0,367 0,205 86,2 281,6 195,4 102,1 15,9 150,0 70,0 3,44 0,28

3.1.3_РК Відрадний УС1158 165 м. Київ, вулиця Гарматна буд. 39в 2,112 1,179 71,7 274,1 202,4 109,1 37,4 149,0 69,5 22,31 1,77

3.1.3_РК Відрадний УС1125 178 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 29 1,656 0,924 77,3 277,0 199,7 99,0 21,7 149,5 69,7 17,81 1,42

3.1.3_РК Відрадний УС1124 177 м. Київ, проспект Комарова Космонавта буд. 26 4,588 2,560 75,6 276,1 200,5 99,1 23,5 149,8 69,9 49,97 3,99

3.1.3_РК Відрадний УС1126 179,5 м. Київ, проспект Комарова космонавта, 3 5,766 3,217 68,9 272,6 203,8 93,1 24,3 149,2 69,6 58,93 4,69

3.1.3_РК Відрадний будинок житловий 183,5 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 18/2 0,200 0,112 70,4 272,8 202,3 89,3 18,8 149,4 69,7 1,81 0,14

3.1.3_РК Відрадний будинок житловий 183,5 м. Київ, вулиця Героїв Севастополя буд. 18/2 0,454 0,253 70,4 272,8 202,3 89,3 18,8 149,4 69,7 6,42 0,51

3.1.3_РК Відрадний будинок житловий 175,6 м. Київ, вулиця Василенка Миколи буд. 13 1,341 0,748 68,9 272,4 203,5 96,8 27,9 146,2 68,2 17,83 1,39

3.1.3_РК Відрадний
ШДС №400 "СЯЙВО" УО Солом'янської РДА в 
м.Києві

167,5 м. Київ, вулиця Тупікова Генерала, 12 0,664 0,371 68,9 272,6 203,7 105,1 36,2 149,0 69,5 9,51 0,76

3.1.4_РК_Нивки УС1877 178 м. Київ, вулиця Саратовська буд. 14/9 4,317 2,681 51,5 254,6 203,1 76,6 25,1 149,8 69,9 65,22 5,21

3.1.4_РК_Нивки УС1876 182 м. Київ, вулиця Тешебаєва буд. 58 4,661 2,894 57,8 257,8 200,0 75,8 18,0 149,8 69,9 76,57 6,12

3.1.4_РК_Нивки УС1863 184
м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 12 блок 
№1А

1,560 0,969 43,7 250,6 206,8 66,6 22,8 147,3 68,7 19,37 1,52

3.1.4_РК_Нивки УС1862 181 м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 31а 4,908 3,048 55,1 256,4 201,4 75,4 20,4 149,4 69,7 58,37 4,65

3.1.4_РК_Нивки УС1861 182 м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 49д 8,875 5,511 56,5 257,2 200,7 75,2 18,7 149,7 69,8 112,47 8,98

3.1.4_РК_Нивки УС1860 182 м. Київ, вулиця Туполєва академіка, 1А 0,717 0,445 56,2 257,0 200,8 75,0 18,8 148,6 69,3 8,92 0,71

3.1.4_РК_Нивки УС1859 182 м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 18 1,561 0,969 53,4 255,6 202,1 73,6 20,1 149,1 69,6 20,53 1,63

3.1.4_РК_Нивки УС1858 181 м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 20/1 5,448 3,383 54,4 256,1 201,7 75,1 20,7 149,2 69,6 68,29 5,44

3.1.4_РК_Нивки УС1857 181 м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 3а 4,815 2,990 56,2 257,0 200,8 76,0 19,8 147,8 69,0 61,52 4,85

3.1.4_РК_Нивки УС1856 172 м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 17/19 4,046 2,513 47,9 252,7 204,8 80,7 32,8 147,8 68,9 46,28 3,65
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3.1.4_РК_Нивки УС1855 174 м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 15 4,481 2,783 48,0 252,7 204,8 78,7 30,8 148,5 69,3 56,66 4,49

3.1.4_РК_Нивки УС1854 174 м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 11д 0,911 0,566 47,9 252,7 204,8 78,7 30,8 145,5 67,8 12,36 0,96

3.1.4_РК_Нивки УС1853 181 м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 9а 6,117 3,799 49,3 253,4 204,2 72,4 23,2 148,9 69,5 76,46 6,07

3.1.4_РК_Нивки УС1852 180 м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 22/1 7,686 4,773 50,2 253,9 203,7 73,9 23,7 149,4 69,7 97,74 7,79

3.1.4_РК_Нивки УС1851 180 м. Київ, вулиця Туполєва Академіка буд. 26/16 5,007 3,109 49,1 253,3 204,2 73,3 24,2 149,2 69,6 63,22 5,03

3.1.4_РК_Нивки УС1850 175 м. Київ, вулиця Турчина Ігоря буд. 1/15 1,941 1,205 47,1 252,3 205,2 77,3 30,2 149,2 69,6 24,67 1,96

3.1.4_РК_Нивки УС1849 175 м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 59 7,229 4,489 53,6 255,7 202,0 80,7 27,0 149,7 69,9 89,75 7,16

3.1.4_РК_Нивки УС1848 180 м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 51 6,645 4,127 57,3 257,6 200,3 77,6 20,3 149,8 69,9 83,35 6,66

3.1.4_РК_Нивки УС1847 186 м. Київ, вулиця Салютна, 1 2,036 1,264 57,8 257,8 200,0 71,8 14,0 149,8 69,9 25,36 2,03

3.1.4_РК_Нивки УС1846 181 м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 56/7 3,621 2,249 58,1 258,0 199,9 77,0 18,9 149,9 69,9 54,38 4,35

3.1.4_РК_Нивки УС1845 179 м. Київ, вулиця Салютна, 11А 3,437 2,134 44,9 251,2 206,3 72,2 27,3 149,7 69,8 53,03 4,23

3.1.4_РК_Нивки УС1844 179 м. Київ, вулиця Саратовська, 53 2,915 1,810 23,4 240,1 216,7 61,1 37,7 149,8 69,9 44,63 3,57

3.1.4_РК_Нивки УС1843 179 м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 60г 1,624 1,009 61,7 259,8 198,1 80,8 19,1 149,9 70,0 18,01 1,44

3.1.4_РК_Нивки УС1842 182 м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 60 4,141 2,572 52,5 255,1 202,6 73,1 20,6 149,2 69,6 51,16 4,07

3.1.4_РК_Нивки УС1841 173 м. Київ, вулиця Стеценка буд. 1 5,308 3,297 60,3 259,1 198,8 86,1 25,8 149,6 69,8 57,56 4,59

3.1.4_РК_Нивки УС1840 171 м. Київ, вулиця Сальського Володимира буд. 47 2,878 1,787 34,5 245,8 211,3 74,8 40,3 149,1 69,6 34,63 2,75

3.1.4_РК_Нивки УС1839 170 м. Київ, вулиця Тираспольська, 43 14,281 8,868 22,2 239,5 217,3 69,5 47,3 149,1 69,6 154,65 12,30

3.1.4_РК_Нивки УС1838 172 м. Київ, вулиця Івана Виговського буд. 2 3,224 2,002 57,3 257,5 200,3 85,5 28,3 149,4 69,7 34,90 2,78

3.1.4_РК_Нивки УС1837 172 м. Київ, вулиця Івана Виговського буд. 8г 2,669 1,657 56,4 257,1 200,7 85,1 28,7 149,3 69,7 30,28 2,41

3.1.4_РК_Нивки УС1836 172 м. Київ, вулиця Івана Виговського буд. 12г 3,729 2,316 55,3 256,5 201,2 84,5 29,2 149,2 69,6 41,33 3,29

3.1.4_РК_Нивки УС1835 172 м. Київ, вулиця Івана Виговського буд. 16 5,313 3,299 50,8 254,2 203,4 82,2 31,4 149,0 69,5 59,05 4,69

3.1.4_РК_Нивки УС1834 172 м. Київ, вулиця Івана Виговського буд. 11а 8,179 5,079 47,0 252,3 205,3 80,3 33,3 148,7 69,4 89,52 7,10

3.1.4_РК_Нивки УС1864 178 м. Київ, вулиця Нивська буд. 4г 9,893 6,143 51,4 254,5 203,1 76,5 25,1 148,3 69,2 122,09 9,66

3.1.4_РК_Нивки УС1875 181 м. Київ, вулиця Ружинська буд. 20/54 1,267 0,787 57,2 257,5 200,3 76,5 19,3 149,7 69,9 19,46 1,55

3.1.4_РК_Нивки УС1870 181
м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 
31/40

1,245 0,773 55,9 256,8 201,0 75,8 20,0 147,9 69,0 17,87 1,41

3.1.4_РК_Нивки УС1871 179 м. Київ, вулиця Безручка Марка буд. 23а 2,176 1,351 55,7 256,7 201,0 77,7 22,0 146,6 68,4 30,99 2,42

3.1.4_РК_Нивки УС1872 180 м. Київ, вулиця Тешебаєва буд. 1 2,838 1,762 25,6 241,2 215,6 61,2 35,6 147,4 68,7 41,30 3,25

3.1.4_РК_Нивки УС1873 182 м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 54 6,063 3,765 59,5 258,7 199,2 76,7 17,2 149,9 70,0 90,85 7,26

3.1.4_РК_Нивки УС1874 183 м. Київ, вулиця Щербаківського Данила буд. 42 4,091 2,541 56,1 256,9 200,9 73,9 17,9 149,2 69,6 62,09 4,94

3.1.4_РК_Нивки
Помiсна церква ЄХБ у Шевченкiвському районi 
м.Києва

180 м. Київ, вулиця Олександрівська, 33 0,070 0,043 52,4 255,0 202,7 75,0 22,7 145,3 67,7 0,76 0,06

3.1.4_РК_Нивки будинок житловий 182 м. Київ, вулиця Ставропольська буд. 27/29 0,521 0,324 52,3 255,0 202,7 73,0 20,7 145,5 67,8 10,17 0,79

3.1.4_РК_Нивки УС1884 178 м. Київ, вулиця Уссурійська буд. 11 3,258 2,023 25,8 241,3 215,5 63,3 37,5 148,3 69,2 49,92 3,95

3.1.4_РК_Нивки УС1883 179 м. Київ, вулиця Корчака Януша буд. 20 2,755 1,711 26,0 241,4 215,4 62,4 36,4 148,7 69,4 42,08 3,34

3.1.4_РК_Нивки УС1882 178 м. Київ, вулиця Корчака Януша буд. 23/2 1,926 1,196 28,2 242,6 214,3 64,6 36,3 148,9 69,5 27,30 2,17

3.1.4_РК_Нивки УС1881 172 м. Київ, вулиця Калинова буд. 8 2,293 1,424 32,7 244,9 212,1 72,9 40,1 148,8 69,4 37,43 2,97

3.1.4_РК_Нивки УС1880 171 м. Київ, вулиця Ружинська буд. 31 3,156 1,960 37,2 247,2 210,0 76,2 39,0 149,4 69,7 47,33 3,77
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3.1.4_РК_Нивки УС1879 177 м. Київ, вулиця Корчака Януша буд. 25 2,166 1,345 32,9 245,0 212,0 68,0 35,0 149,1 69,6 32,83 2,61

3.1.4_РК_Нивки УС1878 179 м. Київ, вулиця Саратовська буд. 6/42 3,068 1,905 53,7 255,7 202,0 76,7 23,0 149,1 69,6 46,77 3,72

3.1.4_РК_Нивки УС1833 169 м. Київ, вулиця Івана Виговського буд. 24в 5,462 3,392 46,5 252,0 205,5 83,0 36,5 148,2 69,1 60,01 4,74

3.1.5_РК_М. Борщагівка склад ТОВ "Еверест" 165 м. Київ, вулиця Перемоги, 9А 0,052 0,033 45,8 254,5 208,7 89,5 43,7 143,2 66,7 0,55 0,04

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1087 176,5 м. Київ, вулиця Героїв Космосу буд. 19б 8,688 5,482 65,6 265,0 199,4 88,5 22,9 149,4 69,7 114,55 9,13

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1049 170,8 м. Київ, вулиця Покотила Володимира буд. 9 6,655 4,199 63,0 263,5 200,5 92,7 29,7 148,7 69,4 86,92 6,89

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1050 169,8 м. Київ, вулиця Кучера Василя, 7 2,137 1,348 65,9 265,0 199,1 95,2 29,3 149,3 69,7 25,27 2,01

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1022 169,3 м. Київ, бульвар Кольцова буд. 13а 2,602 1,642 65,7 264,9 199,2 95,6 29,9 149,4 69,7 34,53 2,75

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1051 173,2 м. Київ, бульвар Кольцова буд. 14б 14,824 9,354 65,5 264,8 199,3 91,6 26,1 148,8 69,4 200,11 15,89

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1052 174 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 7а 8,644 5,454 44,2 253,6 209,4 79,6 35,4 149,3 69,7 115,94 9,23

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1086 180 м. Київ, вулиця Героїв Космосу буд. 11 4,750 2,997 67,7 266,0 198,4 86,0 18,4 149,3 69,7 64,89 5,17

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1129 183 м. Київ, проспект Комарова Космонавта буд. 46В 3,993 2,520 65,3 264,7 199,5 81,7 16,5 144,9 67,5 49,05 3,79

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1027 160 м. Київ, вулиця Симиренка буд. 2/19 6,110 3,855 60,1 261,7 201,6 101,7 41,6 148,5 69,3 81,65 6,47

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1085 181 м. Київ, вулиця Якуба Коласа буд. 23 6,004 3,789 66,9 265,6 198,7 84,6 17,7 149,3 69,7 73,30 5,84

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1021 171,3 бульвар Кольцова, 15 3,310 2,089 67,6 265,8 198,2 94,5 26,9 149,5 69,8 41,86 3,34

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1084 179 м. Київ, вулиця Якуба Коласа буд. 23а 4,805 3,032 68,5 266,5 197,9 87,5 18,9 149,6 69,8 63,96 5,10

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1030 163,7 м. Київ, вулиця Григоровича-Барського буд. 7 7,983 5,037 61,5 262,4 200,9 98,7 37,2 148,7 69,4 96,91 7,69

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1053 173,1 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 7б 5,462 3,447 71,0 267,5 196,5 94,4 23,4 149,8 69,9 68,25 5,45

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1012 167,5 м. Київ, бульвар Роллана Ромена буд. 3 4,058 2,561 74,1 268,7 194,7 101,2 27,2 149,7 69,8 51,90 4,14

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1020 170,4 м. Київ, вулиця Литвиненко-Вольгемут буд. 5б 2,365 1,492 65,4 264,7 199,3 94,3 28,9 149,0 69,5 29,56 2,35

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1031 170 м. Київ, вулиця Симиренка буд. 34а 7,172 4,525 62,7 263,1 200,4 93,1 30,4 148,9 69,5 87,80 6,97

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1061 185,3 м. Київ, вулиця Верховинця Василя буд. 10 7,624 4,811 62,3 263,2 200,9 77,9 15,6 147,8 68,9 102,66 8,09

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1062 183 м. Київ, вулиця Юри Гната буд. 11а 6,297 3,973 64,3 264,2 199,9 81,2 16,9 149,3 69,7 80,30 6,39

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1063 177,3 м. Київ, проспект Курбаса Леся, 8 2,038 1,286 66,9 265,7 198,8 88,4 21,5 148,0 69,1 22,45 1,77

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1064 172,4 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 10 3,009 1,899 72,8 268,2 195,4 95,8 23,0 149,4 69,7 37,18 2,96

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1065 172,8 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 10а 8,743 5,517 75,5 269,5 194,0 96,7 21,2 149,8 69,9 109,15 8,72

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1066 179,3 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 10г 9,497 5,993 77,0 270,2 193,2 90,9 13,9 149,9 69,9 122,59 9,80

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1003 164 м. Київ, вулиця Жмеринська буд. 6 3,145 1,984 78,5 271,1 192,5 107,1 28,5 149,6 69,8 37,51 2,99

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1002 163 м. Київ, вулиця Жмеринська буд. 4 3,163 1,996 79,4 271,5 192,1 108,5 29,1 149,4 69,7 39,53 3,15

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1067 187,2 м. Київ, вулиця Юри Гната буд. 14в 7,554 4,767 66,7 265,8 199,1 78,6 11,9 148,9 69,5 92,17 7,32

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1068 188,1 м. Київ, вулиця Юри Гната буд. 7в 2,007 1,266 62,2 263,1 201,0 75,0 12,9 148,7 69,4 24,50 1,94

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1069 190 м. Київ, вулиця Героїв Космосу буд. 7 3,582 2,260 62,7 263,4 200,7 73,4 10,7 148,9 69,5 44,32 3,52

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1001 167,5 м. Київ, вулиця Жмеринська буд. 10 5,547 3,500 83,3 273,5 190,3 106,0 22,8 149,8 69,9 69,33 5,54

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1070 183,5 м. Київ, вулиця Верховинця Василя, 3 0,156 0,098 67,2 265,7 198,6 82,2 15,1 148,8 69,4 1,66 0,13

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1071 182,5 м. Київ, вулиця Якуба Коласа буд. 14 3,746 2,364 62,4 263,3 200,8 80,8 18,3 148,4 69,3 50,46 4,00

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1072 185,5 м. Київ, вулиця Якуба Коласа буд. 8в 5,042 3,182 67,5 266,5 199,0 81,0 13,5 149,2 69,6 62,17 4,95

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1073 189,5 м. Київ, вулиця Якуба Коласа буд. 6в 5,229 3,300 66,3 266,6 200,4 77,1 10,9 149,4 69,7 65,42 5,21

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1074 191 м. Київ, вулиця Тулузи буд. 15 1,356 0,856 66,9 267,0 200,1 76,0 9,1 149,6 69,8 17,84 1,42

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1075 177,8 м. Київ, вулиця Якуба Коласа буд. 4б 2,789 1,760 67,1 267,2 200,2 89,4 22,4 149,7 69,8 34,92 2,79

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1076 174,3 м. Київ, вулиця Якуба Коласа буд. 2 5,448 3,438 67,6 267,8 200,2 93,5 25,9 149,7 69,9 69,50 5,55

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1000 163,8 м. Київ, вулиця Зодчих буд. 72 4,585 2,893 76,3 269,9 193,6 106,1 29,8 148,9 69,5 56,01 4,45

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1004 162,5 м. Київ, вулиця Зодчих буд. 62б 5,869 3,703 78,6 271,1 192,5 108,6 30,0 149,6 69,8 72,09 5,75
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3.1.5_РК_М. Борщагівка УС2027 167 м. Київ, вулиця Зодчих буд. 44 2,021 1,275 47,2 254,9 207,7 87,9 40,7 148,4 69,2 27,11 2,15

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1005 167,3 м. Київ, бульвар Роллана Ромена буд. 11 2,473 1,560 84,5 274,2 189,6 106,9 22,3 149,8 69,9 32,65 2,61

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1083 175,5 м. Київ, вулиця Жмеринська буд. 24 3,508 2,214 74,1 268,7 194,7 93,2 19,2 148,8 69,4 43,40 3,44

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1077 171 м. Київ, вулиця Чаадаєва Петра буд. 3 4,411 2,783 80,9 272,3 191,4 101,3 20,4 149,7 69,9 55,18 4,41

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1078 169 м. Київ, вулиця Драй-Хмари Михайла буд. 44 0,861 0,543 86,9 275,4 188,5 106,4 19,5 150,0 70,0 11,12 0,89

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1079 172,5 м. Київ, вулиця Чаадаєва Петра буд. 2 4,478 2,826 79,7 271,7 191,9 99,2 19,4 149,7 69,8 55,68 4,44

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1055 172,6 м. Київ, вулиця Потапова Генерала буд. 1д 3,959 2,498 61,1 262,6 201,5 90,0 28,9 149,0 69,5 52,83 4,20

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1080 174 м. Київ, вулиця Жмеринська буд. 22 4,494 2,836 76,4 269,9 193,5 95,9 19,5 149,4 69,7 56,06 4,47

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1081 177,2 м. Київ, вулиця Якуба Коласа буд. 11 3,556 2,244 78,9 271,2 192,3 94,0 15,1 149,6 69,8 44,96 3,59

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1054 172,7 м. Київ, вулиця Покотила Володимира буд. 5 6,014 3,795 64,9 264,6 199,6 91,9 26,9 149,3 69,7 74,74 5,95

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1082 177 м. Київ, вулиця Якуба Коласа буд. 13 3,784 2,388 77,0 270,2 193,2 93,2 16,2 149,3 69,6 47,03 3,74

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1006 164,5 м. Київ, вулиця Тулузи буд. 3б 3,480 2,196 81,6 272,7 191,1 108,2 26,6 149,9 70,0 43,51 3,48

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1029 162 м. Київ, дорога Кільцева буд. 3 6,252 3,945 65,4 264,4 199,1 102,4 37,1 149,2 69,6 76,75 6,11

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1048 169,5 м. Київ, вулиця Сосніних Сім’ї буд. 6а 6,746 4,257 65,0 264,5 199,6 95,0 30,1 148,4 69,3 86,43 6,84

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1024 163,5 м. Київ, бульвар Кольцова буд. 1 6,314 3,984 60,0 261,9 201,9 98,4 38,4 148,6 69,4 79,58 6,31

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1028 162 м. Київ, вулиця Симиренка буд. 12б 4,010 2,530 61,2 262,3 201,1 100,3 39,1 149,0 69,5 52,78 4,19

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1047 165 м. Київ, проспект Корольова Академіка буд. 2а 6,177 3,898 63,0 263,4 200,4 98,4 35,4 148,0 69,0 82,54 6,52

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1046 165,5 м. Київ, вулиця Нова буд. 2 4,494 2,836 65,4 264,7 199,4 99,2 33,9 146,6 68,4 57,56 4,50

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1045 159,5 м. Київ, вулиця Жолудєва буд. 1 5,101 3,219 63,1 263,5 200,3 104,0 40,8 148,9 69,5 58,65 4,66

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1023 164,8 м. Київ, вулиця Зодчих буд. 18а 3,397 2,143 63,3 263,6 200,3 98,8 35,5 149,0 69,5 42,01 3,34

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1043 161,2 м. Київ, проспект Корольова Академіка буд. 12л 11,202 7,068 59,4 261,5 202,1 100,3 40,9 148,6 69,3 148,99 11,81

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1013 164 м. Київ, проспект Курбаса Леся, 19А 1,067 0,673 76,5 270,1 193,6 106,1 29,6 149,7 69,9 13,25 1,06

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1042 163,4 м. Київ, проспект Корольова Академіка буд. 4 3,509 2,214 62,8 263,2 200,5 99,8 37,1 148,0 69,1 42,37 3,35

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1041 163,4 м. Київ, проспект Корольова Академіка буд. 6 2,878 1,816 61,9 262,8 200,9 99,4 37,5 148,2 69,2 35,93 2,84

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1040 162,8 м. Київ, проспект Корольова Академіка буд. 8 2,582 1,629 57,5 260,5 203,0 97,7 40,2 147,6 68,8 32,24 2,54

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1039 161,4 м. Київ, проспект Корольова Академіка буд. 12и 3,109 1,962 53,4 258,4 205,0 97,0 43,6 148,6 69,3 38,32 3,04

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1044 163 м. Київ, вулиця Жолудєва буд. 5 4,484 2,829 62,3 263,0 200,7 100,0 37,7 147,0 68,5 55,04 4,32

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1056 181,5 м. Київ, вулиця Покотила Володимира буд. 1 5,678 3,583 62,2 263,1 201,0 81,6 19,5 149,3 69,7 70,34 5,60

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1026 163,4 м. Київ, вулиця Зодчих буд. 16 1,716 1,083 61,5 262,7 201,2 99,3 37,8 148,1 69,1 21,94 1,73

3.1.5_РК_М. Борщагівка будинок житловий 162,5 м. Київ, вулиця Зодчих буд. 68/2 0,672 0,424 76,7 270,1 193,4 107,6 30,9 147,9 69,0 10,76 0,85

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1057 183,2 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 5в 7,608 4,801 64,3 264,3 199,9 81,1 16,7 149,2 69,6 93,63 7,45

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1058 179 м. Київ, вулиця Корольова Академіка буд. 8 4,835 3,051 64,6 264,4 199,8 85,4 20,8 148,7 69,4 60,35 4,79

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1011 167,4 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 18в 4,019 2,536 49,3 256,0 206,6 88,6 39,2 149,7 69,8 49,78 3,97

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1059 175,8 м. Київ, вулиця Корольова Академіка буд. 2а 2,835 1,789 61,8 263,0 201,1 87,2 25,3 147,9 69,0 37,29 2,94

3.1.5_РК_М. Борщагівка Багатоквартирний житловий будинок. 161 м. Київ, вул. Булгакова, 12-А 0,350 0,221 57,9 260,6 202,7 99,6 41,7 143,8 67,0 3,73 0,29

3.1.5_РК_М. Борщагівка
КП з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення "Спецжитлофонд"

162,3 м. Київ, вулиця Булгакова буд. 13а 0,407 0,257 56,5 259,9 203,4 97,6 41,1 145,0 67,6 5,92 0,46

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1019 168 м. Київ, бульвар Кольцова буд. 15а 4,029 2,542 65,1 264,6 199,4 96,6 31,4 149,3 69,6 50,55 4,02

3.1.5_РК_М. Борщагівка комплекс торгівельний ТОВ "Квадрат-Гната Юри" 184,7 м. Київ, вулиця Юри Гната, 20 2,270 1,432 62,5 263,5 201,0 78,8 16,3 148,6 69,3 28,15 2,23

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1032 167,8 м. Київ, вулиця Симиренка буд. 34 11,042 6,968 61,2 262,3 201,1 94,5 33,3 148,9 69,5 141,17 11,21

3.1.5_РК_М. Борщагівка будинок житловий 166,3 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 17 0,712 0,449 63,2 263,3 200,1 97,0 33,8 148,1 69,1 11,92 0,94
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3.1.5_РК_М. Борщагівка будинок житловий 164 м. Київ, бульвар Роллана Ромена буд. 13г 0,631 0,398 79,2 271,4 192,2 107,4 28,2 149,1 69,6 8,85 0,70

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1060 182,3 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 1 блок №2 5,716 3,607 64,0 264,1 200,1 81,8 17,8 148,3 69,2 78,03 6,17

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1010 166,3 м. Київ, бульвар Роллана Ромена буд. 5/8 2,998 1,892 73,0 268,2 195,2 101,9 28,9 149,4 69,7 39,24 3,13

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1009 163,3 м. Київ, вулиця Тулузи буд. 4 1,018 0,642 47,6 255,1 207,5 91,8 44,2 149,5 69,8 12,24 0,98

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1038 164,2 м. Київ, вулиця Симиренка буд. 13/1 9,234 5,827 61,5 262,5 201,0 98,3 36,8 149,0 69,5 122,32 9,72

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1025 165 м. Київ, бульвар Кольцова буд. 5б 3,188 2,012 62,0 262,9 201,0 97,9 36,0 148,6 69,3 39,89 3,16

3.1.5_РК_М. Борщагівка будинок адміністративний ТОВ "Еверест" 165 м. Київ, вулиця Перемоги, 9А 1,207 0,762 45,8 254,5 208,7 89,5 43,7 143,2 66,7 15,43 1,18

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1014 170,9 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 17 7,405 4,673 69,0 266,3 197,3 95,4 26,4 149,5 69,8 100,24 8,00

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1037 161,3 вул. Корольова академіка 12Ж 8,492 5,358 59,3 261,4 202,1 100,1 40,8 148,6 69,3 106,42 8,44

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1015 169,4 м. Київ, проспект Курбаса Леся буд. 13а 2,034 1,283 70,8 267,2 196,4 97,8 27,0 149,6 69,8 27,15 2,17

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1036 162,5 м. Київ, вулиця Булгакова буд. 15а 4,312 2,721 39,4 251,2 211,8 88,7 49,3 148,4 69,2 52,05 4,12

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1035 164,5 м. Київ, вулиця Булгакова буд. 4а 5,033 3,176 61,8 262,6 200,9 98,1 36,4 148,5 69,3 62,04 4,91

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1034 164,6 м. Київ, вулиця Симиренка буд. 21 3,137 1,979 61,3 262,4 201,1 97,8 36,5 148,1 69,1 38,51 3,04

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1016 173,5 м. Київ, бульвар Кольцова буд. 17 3,548 2,238 72,0 267,9 195,9 94,4 22,4 149,6 69,8 45,38 3,62

3.1.5_РК_М. Борщагівка будинок житловий 164 м. Київ, вулиця Перемоги буд. 9 0,140 0,088 78,7 271,4 192,7 107,4 28,7 138,3 64,4 1,49 0,11

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1007 163,5 м. Київ, вулиця Тулузи буд. 5 1,998 1,261 77,9 270,8 192,9 107,3 29,4 149,1 69,6 25,61 2,04

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1033 165,4 м. Київ, проспект Корольова Академіка буд. 24 13,726 8,661 46,0 254,5 208,4 89,1 43,0 148,1 69,1 171,35 13,54

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1017 172,5 м. Київ, вулиця Зодчих буд. 32 5,609 3,539 70,7 267,3 196,6 94,8 24,1 149,6 69,8 75,10 5,99

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1008 163,8 м. Київ, вулиця Зодчих буд. 54 3,761 2,373 46,9 254,7 207,8 90,9 44,0 149,5 69,7 48,09 3,83

3.1.5_РК_М. Борщагівка УС1018 172,5 вул. Зодчих, 30/6 0,703 0,444 74,3 269,0 194,7 96,5 22,2 148,5 69,3 9,50 0,75

3.1.6_РК Виноградар УС581 162 м. Київ, провулок Межовий буд. 5а 3,736 2,073 54,5 239,2 184,6 77,2 22,6 148,6 69,3 36,94 2,93

3.1.6_РК Виноградар УС503 161,5 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія буд. 18г 4,609 2,558 41,9 232,6 190,8 71,1 29,3 149,5 69,8 49,27 3,93

3.1.6_РК Виноградар УС502 159 м. Київ, проспект Правди буд. 98 3,732 2,071 40,0 231,7 191,7 72,7 32,7 149,3 69,7 39,96 3,18

3.1.6_РК Виноградар УС582 163,3 м. Київ, вулиця Світлицького буд. 26б 2,913 1,617 54,3 239,1 184,7 75,8 21,4 148,8 69,4 29,26 2,32

3.1.6_РК Виноградар УС583 163 м. Київ, проспект Свободи буд. 24 4,668 2,591 54,9 239,4 184,5 76,4 21,5 149,6 69,8 50,32 4,02

3.1.6_РК Виноградар УС501 159 м. Київ, проспект Правди буд. 104 5,858 3,251 38,8 231,0 192,3 72,0 33,3 149,2 69,6 63,00 5,01

3.1.6_РК Виноградар УС584 163 м. Київ, проспект Свободи, 22 1,447 0,803 53,7 238,8 185,0 75,8 22,0 148,9 69,5 15,41 1,22

3.1.6_РК Виноградар УС585 163,7 м. Київ, проспект Свободи буд. 42 4,735 2,628 48,6 236,1 187,5 72,4 23,8 149,4 69,7 48,41 3,86

3.1.6_РК Виноградар УС500 164 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія буд. 11 7,876 4,371 37,4 230,3 192,9 66,3 28,9 149,1 69,6 82,98 6,60

3.1.6_РК Виноградар УС529 137 м. Київ, вулиця Новомостицька буд. 15 6,114 3,393 48,4 236,0 187,6 99,0 50,6 149,2 69,6 63,71 5,07

3.1.6_РК Виноградар УС530 158 м. Київ, проспект Правди буд. 31а 7,131 3,958 47,7 235,6 188,0 77,6 30,0 149,4 69,7 78,33 6,24

3.1.6_РК Виноградар УС533 128 м. Київ, проспект Правди буд. 5б 6,127 3,400 44,1 233,8 189,7 105,8 61,7 149,1 69,6 62,21 4,95

3.1.6_РК Виноградар УС2050 163 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія буд. 28 3,028 1,681 30,8 226,9 196,1 63,9 33,1 148,7 69,4 29,74 2,36

3.1.6_РК Виноградар Реконструкція нежитлової будівлі 148,32 м. Київ, вул. Мостицька, 20 0,276 0,153 44,2 233,9 189,6 85,5 41,3 149,1 69,6 3,02 0,24

3.1.6_РК Виноградар Дитячий спортивний клуб «Арена» 159,65 м. Київ, вул. Георгія Гонгадзе, 3-Б 0,118 0,065 38,8 231,0 192,3 71,4 32,6 149,2 69,6 1,03 0,08

3.1.6_РК Виноградар УС546 154,5 м. Київ, вулиця Галицька буд. 11 4,049 2,247 52,6 238,2 185,6 83,7 31,1 149,4 69,7 40,11 3,20

3.1.6_РК Виноградар СШ №93 УО Подільської РДА в м.Києві 164 м. Київ, провулок   Межовий, 7 1,006 0,558 55,0 239,4 184,4 75,4 20,4 148,0 69,0 9,28 0,73

3.1.6_РК Виноградар ДЗ №570 УО Подільської РДА в м.Києві 160,5 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія 18 0,505 0,280 37,6 230,4 192,8 69,9 32,3 149,1 69,6 5,68 0,45

3.1.6_РК Виноградар УС534 127,5 м. Київ, вулиця Мостицька буд. 10 6,477 3,595 43,2 233,3 190,1 105,8 62,6 148,5 69,3 70,79 5,61

3.1.6_РК Виноградар ГУ ДС України з надзвичайних ситуацій у м.Києві 161 м. Київ, вулиця Світлицького, 37 0,622 0,345 59,3 241,6 182,3 80,6 21,3 150,0 70,0 6,85 0,55

3.1.6_РК Виноградар інтернат школа №6 УО Подільської РДА в м.Києві 161 м. Київ, вулиця Світлицького, 31/7 0,935 0,519 32,6 227,9 195,3 66,9 34,3 147,6 68,9 10,66 0,84
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3.1.6_РК Виноградар ДЗ №765 УО Подільської РДА в м.Києві 159 м. Київ, вулиця Межова, 23А 0,571 0,317 52,9 238,3 185,4 79,3 26,4 149,1 69,6 7,81 0,62

3.1.6_РК Виноградар УС586 163 м. Київ, проспект Свободи буд. 30б 5,794 3,216 50,6 237,2 186,5 74,2 23,5 148,9 69,5 63,40 5,04

3.1.6_РК Виноградар УС587 164 м. Київ, проспект Свободи буд. 46 2,192 1,217 51,2 237,5 186,2 73,5 22,2 149,0 69,5 21,91 1,74

3.1.6_РК Виноградар УС588 164 м. Київ, проспект Свободи буд. 34 0,963 0,534 54,5 239,2 184,6 75,2 20,6 149,2 69,6 9,86 0,78

3.1.6_РК Виноградар адміністративна будівля ГУНП у м.Києві 159,5 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія, 8 0,065 0,036 40,2 231,8 191,6 72,3 32,1 147,8 68,9 0,57 0,04

3.1.6_РК Виноградар УС580 162 м. Київ, вулиця Світлицького буд. 24а 1,301 0,722 54,9 239,4 184,5 77,4 22,5 149,4 69,7 13,18 1,05

3.1.6_РК Виноградар УС532 153 м. Київ, проспект Правди буд. 19/3 14,363 7,971 44,2 233,9 189,6 80,9 36,6 149,1 69,6 151,40 12,04

3.1.6_РК Виноградар УС541 149 м. Київ, проспект Правди буд. 10а 4,649 2,580 52,2 238,0 185,8 89,0 36,8 148,8 69,4 51,93 4,12

3.1.6_РК Виноградар УС542 146 м. Київ, проспект Правди буд. 8а 5,658 3,140 44,2 233,9 189,6 87,9 43,6 148,4 69,3 59,16 4,68

3.1.6_РК Виноградар УС545 151,5 м. Київ, проспект Свободи буд. 2в 3,788 2,102 52,4 238,1 185,7 86,6 34,2 149,2 69,6 41,27 3,28

3.1.6_РК Виноградар УС547 162 м. Київ, вулиця Межова буд. 23б 6,166 3,422 52,7 238,3 185,5 76,3 23,5 149,5 69,8 67,15 5,35

3.1.6_РК Виноградар УС526 160 м. Київ, провулок Квітневий буд. 10 5,247 2,912 49,3 236,5 187,2 76,5 27,2 149,6 69,8 56,98 4,55

3.1.6_РК Виноградар УС527 154 м. Київ, вулиця Новомостицька, 3Д 2,432 1,350 48,8 236,2 187,4 82,2 33,4 149,5 69,8 24,20 1,93

3.1.6_РК Виноградар УС528 140 м. Київ, вулиця Ужвій Наталії буд. 12 10,011 5,556 47,0 235,3 188,3 95,3 48,3 149,2 69,6 109,92 8,75

3.1.6_РК Виноградар УС525 162 м. Київ, провулок   Квітневий, 1В 5,354 2,971 50,5 237,1 186,6 75,1 24,6 149,6 69,8 58,59 4,68

3.1.6_РК Виноградар УС524 159,5 м. Київ, проспект Правди буд. 37 10,166 5,642 50,3 237,0 186,7 77,5 27,2 149,7 69,9 102,25 8,17

3.1.6_РК Виноградар УС523 159 м. Київ, проспект Правди, 62Б 6,357 3,528 52,0 237,9 185,8 78,9 26,8 149,5 69,7 68,27 5,44

3.1.6_РК Виноградар УС522 161 м. Київ, проспект Свободи буд. 5 5,006 2,778 53,9 238,8 185,0 77,8 24,0 149,5 69,8 50,62 4,04

3.1.6_РК Виноградар УС521 158,5 м. Київ, проспект Правди буд. 64 5,337 2,962 53,4 238,6 185,2 80,1 26,7 149,7 69,8 55,61 4,44

3.1.6_РК Виноградар УС520 158,2 м. Київ, проспект Правди буд. 68а 4,240 2,353 54,1 239,0 184,8 80,8 26,6 149,7 69,9 42,46 3,39

3.1.6_РК Виноградар УС519 158 м. Київ, проспект Правди буд. 78 4,062 2,254 57,0 240,5 183,4 82,5 25,4 149,7 69,9 40,87 3,26

3.1.6_РК Виноградар УС518 160 м. Київ, проспект Правди буд. 76 2,705 1,501 55,1 239,5 184,3 79,5 24,3 148,9 69,5 29,49 2,34

3.1.6_РК Виноградар УС517 161 м. Київ, вулиця Порика Василя буд. 12 3,703 2,055 57,0 240,5 183,4 79,5 22,4 149,8 69,9 40,10 3,20

3.1.6_РК Виноградар УС516 161,5 м. Київ, вулиця Порика Василя буд. 11а 3,088 1,714 54,8 239,3 184,5 77,8 23,0 149,5 69,8 33,02 2,63

3.1.6_РК Виноградар УС515 161 м. Київ, вулиця Порика Василя, 13Б 0,326 0,181 56,6 240,3 183,6 79,3 22,6 148,2 69,2 2,85 0,23

3.1.6_РК Виноградар УС514 158,8 м. Київ, вулиця Порика Василя буд. 17б 4,963 2,754 53,3 238,5 185,3 79,7 26,5 149,4 69,7 53,96 4,30

3.1.6_РК Виноградар УС570 160 м. Київ, вулиця Червонопільська буд. 20/15 2,346 1,302 51,9 237,8 185,9 77,8 25,9 148,6 69,3 24,33 1,93

3.1.6_РК Виноградар УС571 161 м. Київ, вулиця Світлицького буд. 19 1,111 0,617 52,0 237,9 185,9 76,9 24,9 148,6 69,4 11,20 0,89

3.1.6_РК Виноградар УС513 161 м. Київ, проспект Правди буд. 92 5,668 3,146 53,3 238,6 185,2 77,6 24,2 149,5 69,8 57,88 4,62

3.1.6_РК Виноградар УС572 157 м. Київ, вулиця Червонопільська буд. 15 1,188 0,659 54,2 239,0 184,8 82,0 27,8 149,3 69,6 11,87 0,94

3.1.6_РК Виноградар УС512 161 м. Київ, проспект Правди буд. 96 4,425 2,456 52,6 238,2 185,6 77,2 24,6 149,6 69,8 45,74 3,65

3.1.6_РК Виноградар УС573 162 м. Київ, вулиця Світлицького буд. 23 1,128 0,626 49,4 236,6 187,1 74,6 25,1 147,2 68,7 11,34 0,89

3.1.6_РК Виноградар УС574 163 м. Київ, вулиця Світлицького буд. 29/18 1,530 0,849 32,6 227,9 195,3 64,9 32,3 148,1 69,1 15,47 1,22

3.1.6_РК Виноградар УС575 162 м. Київ, проспект Свободи буд. 8/28 1,122 0,623 36,6 229,9 193,3 67,9 31,3 148,5 69,3 11,31 0,90

3.1.6_РК Виноградар УС511 160 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія буд. 14 3,020 1,676 51,6 237,7 186,0 77,7 26,0 149,7 69,9 31,07 2,48

3.1.6_РК Виноградар УС576 159 м. Київ, вулиця Межова буд. 23 3,358 1,864 43,8 233,6 189,9 74,6 30,9 148,8 69,5 34,28 2,72

3.1.6_РК Виноградар УС510 162 м. Київ, вулиця Порика Василя буд. 9 1,603 0,890 55,2 239,5 184,3 77,5 22,3 149,0 69,5 18,20 1,45

3.1.6_РК Виноградар УС509 162 м. Київ, вулиця Порика Василя буд. 5 3,033 1,684 55,3 239,6 184,3 77,6 22,3 149,5 69,8 30,57 2,44

3.1.6_РК Виноградар УС508 164 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія буд. 32в 9,963 5,529 26,8 224,9 198,1 60,9 34,1 149,6 69,8 98,08 7,83

3.1.6_РК Виноградар УС507 163 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія буд. 32ж 5,573 3,093 20,9 221,8 200,9 58,8 37,9 149,4 69,7 60,60 4,83

3.1.6_РК Виноградар УС506 163 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія буд. 26а 6,398 3,551 19,6 221,2 201,5 58,2 38,5 149,1 69,6 68,90 5,48

3.1.6_РК Виноградар УС505 163 м. Київ, вулиця Порика Василя буд. 7а 3,975 2,206 53,6 238,7 185,1 75,7 22,1 148,5 69,3 44,21 3,50

3.1.6_РК Виноградар УС579 163 м. Київ, вулиця Світлицького буд. 30/20б 5,150 2,858 56,1 240,0 183,9 77,0 20,9 149,8 69,9 51,50 4,11

3.1.6_РК Виноградар УС504 164 м. Київ, проспект Гонгадзе Георгія буд. 18е 10,415 5,780 31,5 227,3 195,8 63,3 31,8 149,3 69,7 106,09 8,45
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3.1.6_РК Виноградар УС531 149 м. Київ, проспект Правди буд. 19а 3,495 1,940 47,5 235,5 188,0 86,5 39,0 149,2 69,6 36,55 2,91

3.1.7_РК Молодь УС410 173 м. Київ, вулиця Майбороди Платона, 8 5,639 4,472 42,3 250,7 208,4 77,7 35,4 149,4 69,7 54,97 4,38

3.1.7_РК Молодь УС412 176 м. Київ, провулок Делегатський буд. 2/18 1,436 1,139 29,1 243,8 214,8 67,8 38,8 148,9 69,5 13,50 1,07

3.1.7_РК Молодь УС421 168,5 м. Київ, вулиця Хохлових Сім’ї буд. 6б 2,972 2,357 50,5 254,9 204,4 86,4 35,9 149,6 69,8 29,08 2,32

3.1.7_РК Молодь УС411 171 м. Київ, вулиця Багговутівська буд. 12 1,062 0,842 32,0 245,4 213,4 74,4 42,4 149,2 69,6 10,99 0,87

3.1.7_РК Молодь УС422 167,8 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 23 2,642 2,095 47,9 253,6 205,6 85,8 37,8 149,5 69,7 25,90 2,07

3.1.7_РК Молодь УС423 174 м. Київ, вулиця Іллєнка Юрія буд. 83д 10,373 8,226 42,5 250,8 208,3 76,8 34,3 149,2 69,6 104,04 8,28

3.1.7_РК Молодь УС417 168 м. Київ, вулиця Іллєнка Юрія буд. 71 2,295 1,820 47,2 253,2 206,0 85,2 38,0 149,6 69,8 23,23 1,85

3.1.7_РК Молодь УС424 172,5 м. Київ, вулиця Деревлянська буд. 2/6 3,216 2,550 39,6 249,3 209,7 76,8 37,2 149,5 69,8 34,73 2,77

3.1.7_РК Молодь УС439 164 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 17 1,861 1,476 46,6 252,9 206,3 88,9 42,3 148,9 69,5 18,19 1,45

3.1.7_РК Молодь УС425 173,5 м. Київ, вулиця Герцена, 9 2,003 1,588 44,0 251,5 207,6 78,0 34,1 149,0 69,5 19,40 1,54

3.1.7_РК Молодь УС478 175 м. Київ, вулиця Дорогожицька, 1 4,253 3,373 40,5 249,6 209,2 74,6 34,2 146,5 68,3 41,89 3,28

3.1.7_РК Молодь
Реконструкція будівель Державної установи 
«Науково-практичний медичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії МОЗ України»

171,27 м. Київ, вул. Мельникова, 24 2,038 1,616 42,6 250,8 208,2 79,6 37,0 148,7 69,4 20,63 1,64

3.1.7_РК Молодь УС426 174 м. Київ, вулиця Ромоданова Академіка буд. 4 3,433 2,722 43,1 251,1 208,0 77,1 34,0 149,3 69,7 33,75 2,69

3.1.7_РК Молодь
Реконструкція з надбудовою нежитлової бідівлі 
(літ. 20 Д) під офісну будівлю

168,66 м. Київ, вул. Хохлових сім’ї, 8 0,900 0,714 43,3 251,1 207,8 82,5 39,2 148,8 69,4 8,03 0,64

3.1.7_РК Молодь будинок житловий 169,3 м. Київ, вулиця Хохлових Сім’ї буд. 1 0,659 0,523 56,2 257,9 201,7 88,6 32,4 149,7 69,9 8,51 0,68

3.1.7_РК Молодь ТОВ "Форвард Київ-Сервіс 04" 160 м. Київ, вулиця Герцена буд. 35А 1,453 1,152 42,0 250,5 208,5 90,5 48,5 149,0 69,5 18,25 1,45

3.1.7_РК Молодь УС420 164 м. Київ, вулиця Деревлянська буд. 21 3,226 2,558 50,5 254,9 204,4 90,9 40,4 149,6 69,8 30,30 2,42

3.1.7_РК Молодь адміністративна будівля 174 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 38-44 14,831 11,761 67,4 263,7 196,3 89,7 22,3 149,9 69,9 142,21 11,37

3.1.7_РК Молодь УС419 170 м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. 15б 6,975 5,531 52,5 256,0 203,4 86,0 33,4 149,7 69,9 70,99 5,67

3.1.7_РК Молодь ТОВ "Форвард Київ-Сервіс 04" 160 м. Київ, вулиця Герцена буд. 35 3,172 2,515 42,0 250,5 208,5 90,5 48,5 149,0 69,5 39,41 3,13

3.1.7_РК Молодь адміністративна будівля 178,8 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 52 0,265 0,210 69,5 264,7 195,3 85,9 16,5 146,0 68,1 2,36 0,18

3.1.7_РК Молодь адміністративна будівля 178 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 48 0,900 0,714 69,5 264,7 195,2 86,7 17,2 148,3 69,2 8,03 0,64

3.1.7_РК Молодь УС457 175,5 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 31 0,801 0,635 69,5 264,7 195,2 89,2 19,7 145,3 67,7 7,15 0,55

3.1.7_РК Молодь адміністративна будівля 170 м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 20 0,169 0,134 46,4 252,8 206,4 82,8 36,4 147,6 68,8 1,51 0,12

3.1.7_РК Молодь УС456 173 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 25 5,899 4,678 64,2 262,0 197,8 89,0 24,8 149,4 69,7 61,85 4,93

3.1.7_РК Молодь УС455 160 м. Київ, вулиця Мануїльського, 32 4,736 3,756 37,7 248,3 210,6 88,3 50,6 148,8 69,4 49,49 3,93

3.1.7_РК Молодь будинок житловий 171,5 м. Київ, вулиця Іллєнка Юрія буд. 22 0,230 0,182 45,8 252,5 206,7 81,0 35,2 148,8 69,4 2,05 0,16

3.1.7_РК Молодь будинок житловий 172 м. Київ, вулиця Багговутівська буд. 8/10 1,880 1,491 29,3 244,0 214,7 72,0 42,7 149,0 69,5 24,99 1,99

3.1.7_РК Молодь УС454 168 м. Київ, вулиця Майбороди Платона буд. 21 3,810 3,021 37,7 248,3 210,6 80,3 42,6 149,1 69,6 40,98 3,26

3.1.7_РК Молодь УС427 174 м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 36 7,708 6,112 42,0 250,5 208,5 76,5 34,5 149,1 69,6 74,20 5,90

3.1.7_РК Молодь УС428 174 м. Київ, вулиця Герцена буд. 18/20 3,149 2,497 43,2 251,1 208,0 77,1 34,0 149,5 69,7 31,16 2,48

3.1.7_РК Молодь УС479 170,3 м. Київ, вулиця Хохлових Сім’ї буд. 3 3,160 2,506 57,4 258,5 201,1 88,2 30,8 149,8 69,9 30,32 2,42

3.1.7_РК Молодь УС429 177 м. Київ, вулиця Багговутівська буд. 3/15б 3,205 2,542 28,9 243,8 214,9 66,8 37,9 148,0 69,0 35,02 2,76

3.1.8_РК Воскресенка ГУ ДС України з надзвичайних ситуацій у м.Києві 100 м. Київ, бульвар Перова, 27 0,370 0,191 70,5 198,1 127,6 98,1 27,6 149,4 69,7 4,18 0,33

3.1.8_РК Воскресенка
СШ "ЩАСТЯ" Управління освіти Дніпровської 
РДА

100 м. Київ, вулиця Кибальчича Миколи, 3 0,631 0,326 70,5 198,1 127,6 98,1 27,6 148,7 69,4 7,05 0,56

3.1.8_РК Воскресенка УС1595 99 м. Київ, проспект Шухевича Романа буд. 14а 1,719 0,889 66,6 196,1 129,4 97,1 30,4 147,2 68,7 17,82 1,40

3.1.8_РК Воскресенка
УО Дніпровської районної в м.Києві державної 
адміністрації

99 м. Київ, вулиця Кибальчича Миколи, 5 0,870 0,450 72,0 198,8 126,9 99,8 27,9 149,2 69,6 8,65 0,69

3.1.8_РК Воскресенка УС1596 99 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 22 3,320 1,716 67,4 196,5 129,0 97,5 30,0 148,1 69,1 37,50 2,96

3.1.8_РК Воскресенка УС1592 100 м. Київ, проспект Шухевича Романа буд. 2б 2,875 1,486 65,9 195,7 129,8 95,7 29,8 147,6 68,9 32,05 2,52
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3.1.8_РК Воскресенка Національна академія внутрішніх справ 100 м. Київ, вулиця Карбишева генерала, 3 2,353 1,217 76,3 201,1 124,8 101,1 24,8 149,9 69,9 28,89 2,31

3.1.8_РК Воскресенка УС1594 99 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 2а 4,436 2,293 67,1 196,3 129,2 97,3 30,2 148,1 69,1 45,92 3,63

3.1.8_РК Воскресенка УС1605 100 м. Київ, проспект Шухевича Романа буд. 24в 7,681 3,971 66,4 196,0 129,6 96,0 29,6 149,1 69,6 79,79 6,35

3.1.8_РК Воскресенка ФОП Вінюкова Олена Юрьєвна 100 м. Київ, вулиця Кибальчича Миколи, 2А 0,214 0,111 69,0 197,3 128,3 97,3 28,3 149,2 69,6 1,94 0,15

3.1.8_РК Воскресенка УС1597 99 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 5 4,836 2,500 67,5 196,5 129,0 97,5 30,0 148,2 69,1 55,34 4,38

3.1.8_РК Воскресенка УС1593 100 м. Київ, вулиця Вершигори Петра буд. 3 8,439 4,363 67,3 196,4 129,1 96,4 29,1 147,4 68,8 88,47 6,96

3.1.8_РК Воскресенка
УО Дніпровської районної в м.Києві державної 
адміністрації

98 м. Київ, проспект Шухевича Романа, 22В 0,607 0,314 67,4 196,5 129,1 98,5 31,1 148,5 69,3 6,61 0,52

3.1.8_РК Воскресенка
УО Дніпровської районної в м.Києві державної 
адміністрації

99 м. Київ, вулиця Кибальчича Миколи, 7 1,185 0,613 72,7 199,2 126,5 100,2 27,5 149,2 69,6 11,64 0,93

3.1.8_РК Воскресенка УС1606 99 м. Київ, проспект Шухевича Романа буд. 26 6,189 3,200 67,5 196,5 129,0 97,5 30,0 149,1 69,6 64,29 5,11

3.1.8_РК Воскресенка
УО Дніпровської районної в м.Києві державної 
адміністрації

100 м. Київ, вулиця Райдужна, 12 1,279 0,661 66,6 196,0 129,5 96,0 29,5 147,7 68,9 12,33 0,97

3.1.8_РК Воскресенка УС1608 99 м. Київ, вулиця Кибальчича Миколи буд. 9 4,777 2,470 72,4 199,1 126,6 100,1 27,6 149,3 69,7 54,23 4,32

3.1.8_РК Воскресенка УС1591 100 м. Київ, проспект Шухевича Романа буд. 4 5,641 2,916 65,5 195,5 130,0 95,5 30,0 147,4 68,8 59,56 4,68

3.1.8_РК Воскресенка УС1609 99 м. Київ, вулиця Кибальчича Миколи, 11А 2,156 1,115 74,5 200,1 125,7 101,1 26,7 149,8 69,9 21,77 1,74

3.1.8_РК Воскресенка УС1598 99 м. Київ, вулиця Сєрова Валентина буд. 36 1,483 0,767 59,9 192,6 132,7 93,6 33,7 146,9 68,5 15,52 1,22

3.1.8_РК Воскресенка УС1603 103 м. Київ, бульвар Перова буд. 25 5,471 2,829 69,1 197,3 128,3 94,3 25,3 149,4 69,7 57,50 4,58

3.1.8_РК Воскресенка УС1627 105 м. Київ, бульвар Перова буд. 38/1 2,785 1,440 69,2 197,4 128,2 92,4 23,2 149,5 69,8 29,51 2,35

3.1.8_РК Воскресенка УС1628 101 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 29 3,500 1,810 66,3 195,9 129,6 94,9 28,6 148,9 69,5 39,36 3,13

3.1.8_РК Воскресенка УС1629 103 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 39 1,753 0,906 63,9 194,7 130,7 91,7 27,7 148,7 69,4 18,08 1,43

3.1.8_РК Воскресенка УС1630 103 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 45 3,325 1,719 61,1 193,2 132,1 90,2 29,1 148,7 69,4 32,71 2,59

3.1.8_РК Воскресенка УС1633 101 м. Київ, бульвар Перова буд. 9 0,648 0,335 66,4 196,0 129,5 95,0 28,5 144,6 67,4 6,80 0,52

3.1.8_РК Воскресенка УС1607 100 м. Київ, бульвар Перова буд. 50б 6,832 3,532 70,1 197,9 127,8 97,9 27,8 149,4 69,7 77,82 6,20

3.1.8_РК Воскресенка УС1634 102 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 63 8,123 4,200 65,4 195,4 130,0 93,4 28,0 148,1 69,1 92,03 7,27

3.1.8_РК Воскресенка УС1610 99 м. Київ, вулиця Кибальчича Миколи буд. 15 2,799 1,447 73,6 199,7 126,1 100,7 27,1 148,8 69,4 31,62 2,51

3.1.8_РК Воскресенка УС1600 100 м. Київ, вулиця Райдужна, 13А 0,482 0,249 66,4 195,9 129,6 95,9 29,6 148,8 69,4 5,37 0,43

3.1.8_РК Воскресенка
УО Дніпровської районної в м.Києві державної 
адміністрації

100 м. Київ, вулиця Райдужна, 9А 0,450 0,233 64,5 194,9 130,5 94,9 30,5 147,1 68,6 4,77 0,37

3.1.8_РК Воскресенка ТОВ «Перший Український Експертний Центр» 101 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 59б 1,187 0,614 65,6 195,5 129,9 94,5 28,9 147,8 68,9 15,98 1,26

3.1.8_РК Воскресенка будинок житловий 100 м. Київ, вулиця Старосільська буд. 26 0,691 0,357 65,2 195,3 130,1 95,3 30,1 146,6 68,4 8,29 0,65

3.1.8_РК Воскресенка УС1601 101 м. Київ, вулиця Райдужна, 17Б 1,625 0,840 63,4 194,4 131,0 93,4 30,0 148,3 69,2 15,47 1,22

3.1.8_РК Воскресенка УС1604 105 м. Київ, вулиця Сєрова Валентина, 19 0,877 0,453 68,9 197,2 128,3 92,2 23,3 146,5 68,3 8,22 0,64

3.1.8_РК Воскресенка комплекс торгівельний ПрАТ "Аврора" 102 м. Київ, бульвар Перова, 36 4,112 2,126 68,0 196,8 128,8 94,8 26,8 149,4 69,7 44,25 3,53

3.1.8_РК Воскресенка УС1602 102 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 21 6,173 3,191 62,0 193,7 131,7 91,7 29,7 148,1 69,1 69,29 5,48

3.1.8_РК Воскресенка УС1611 99 м. Київ, проспект Шухевича Романа буд. 30 6,715 3,472 74,5 200,2 125,6 101,2 26,6 149,7 69,8 71,70 5,72

3.1.8_РК Воскресенка УС1599 99 м. Київ, вулиця Райдужна буд. 11 7,385 3,818 64,7 195,0 130,4 96,0 31,4 148,6 69,3 82,65 6,55

3.1.8_РК Воскресенка УС1635 101 м. Київ, бульвар Перова буд. 3 1,063 0,550 65,9 195,7 129,8 94,7 28,8 147,7 68,9 10,59 0,83

3.1.9_СТ Біличі УС1752 160 м. Київ, вулиця Бахмацька буд. 20 8,662 5,197 73,4 256,6 183,2 96,6 23,2 149,6 69,8 94,99 7,58

3.1.9_СТ Біличі УС1766 151 м. Київ, вулиця Осіння буд. 33 7,548 4,529 76,1 258,0 181,9 107,0 30,9 149,0 69,5 88,02 7,00

3.1.9_СТ Біличі ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" 166 м. Київ, проспект Палладіна академіка, 7А 0,700 0,420 66,2 252,8 186,7 86,8 20,7 148,8 69,4 7,97 0,63

3.1.9_СТ Біличі УС1758 157 м. Київ, вулиця Наумова Генерала буд. 23 8,810 5,286 69,5 254,6 185,1 97,6 28,1 149,4 69,7 96,94 7,73

3.1.9_СТ Біличі УС1750 158
м. Київ, вулиця Шевченка смт. Коцюбинське буд. 
1

9,812 5,887 73,1 256,5 183,4 98,5 25,4 148,6 69,3 106,91 8,47

3.1.9_СТ Біличі
Житлові будинки з вбудовано-прибудованим 
дитячим дошкільним закладом

139,05 м. Київ, вул. Обухівська, 135-А 3,054 1,832 51,5 245,3 193,8 106,3 54,8 148,5 69,3 35,82 2,84
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3.1.9_СТ Біличі УС1796 166 м. Київ, вулиця Стуса Василя буд. 5 9,438 5,663 54,2 246,7 192,4 80,7 26,4 148,4 69,3 116,66 9,24

3.1.9_СТ Біличі УС1753 161 м. Київ, вулиця Олевська буд. 3в 4,997 2,998 64,9 252,2 187,4 91,2 26,4 149,5 69,7 55,61 4,43

3.1.9_СТ Біличі УС1755 162 м. Київ, вулиця Бахмацька буд. 10 6,129 3,677 60,9 250,2 189,3 88,2 27,3 148,5 69,3 67,58 5,35

3.1.9_СТ Біличі УС1751 154
Київська обл. ірпінь (міськрада) р-н смт. 
Коцюбинське м. Київ, вулицяБакала,1

0,179 0,107 77,1 258,5 181,5 104,5 27,5 126,4 58,6 1,99 0,13

3.1.9_СТ Біличі УС1763 139 м. Київ, вулиця Обухівська буд. 139 5,319 3,191 51,5 245,3 193,8 106,3 54,8 148,5 69,3 59,62 4,72

3.1.9_СТ Біличі УС1771 147 м. Київ, вулиця Чорнобильська буд. 9а 4,064 2,438 57,8 248,5 190,7 101,5 43,7 147,8 68,9 50,75 4,00

3.1.9_СТ Біличі УС1825 173 м. Київ, вулиця Львівська, 25 2,061 1,237 60,0 249,6 189,6 76,6 16,6 146,6 68,4 23,95 1,87

3.1.9_СТ Біличі
Будівництво багатоповерхових житлових будинків 
з об’єктами соціально-побутового призначення та 
багатоповерховим паркінгом

161,44
м. Київ, вул. Пономарьова, 26 (смт. 
Коцюбинське)

11,341 6,805 73,9 256,9 183,0 95,4 21,5 149,8 69,9 155,96 12,46

3.1.9_СТ Біличі УС1773 139 м. Київ, вулиця Ушакова Миколи буд. 6 4,267 2,560 57,7 248,5 190,7 109,5 51,7 148,5 69,3 53,13 4,21

3.1.9_СТ Біличі УС1754 162 м. Київ, вулиця Клавдіївська буд. 40б 8,418 5,051 69,1 254,4 185,3 92,4 23,3 149,8 69,9 94,90 7,58

3.1.9_СТ Біличі УС1757 160 м. Київ, вулиця Підлісна буд. 6 5,816 3,490 74,4 257,1 182,7 97,1 22,7 148,8 69,4 69,92 5,55

3.1.9_СТ Біличі УС1769 136 м. Київ, вулиця Ушакова Миколи буд. 14а 6,069 3,641 71,4 255,6 184,2 119,6 48,2 148,0 69,0 67,72 5,35

3.1.9_СТ Біличі УС1760 154 м. Київ, вулиця Булаховського Академіка буд. 24 9,710 5,826 66,7 253,2 186,5 99,2 32,5 149,4 69,7 112,96 9,00

3.1.9_СТ Біличі УС1772 140 м. Київ, вулиця Ушакова Миколи буд. 8 2,513 1,508 57,8 248,5 190,7 108,5 50,7 148,4 69,3 29,23 2,31

3.1.9_СТ Біличі УС1795 168 м. Київ, вулиця Пушиної Феодори, 27 3,621 2,173 62,5 250,9 188,4 82,9 20,4 148,0 69,0 42,52 3,36

3.1.9_СТ Біличі УС2061 159 м. Київ, проспект Палладіна Академіка буд. 23 2,976 1,786 68,1 253,9 185,7 94,9 26,7 148,5 69,3 34,39 2,72

3.1.9_СТ Біличі УС1759 151 м. Київ, вулиця Наумова Генерала буд. 33 7,227 4,336 67,2 253,4 186,2 102,4 35,2 149,1 69,6 84,81 6,74

3.1.9_СТ Біличі УС1775 159 м. Київ, вулиця Пушиної Феодори буд. 44/50 14,746 8,848 58,7 249,0 190,2 90,0 31,2 149,3 69,6 182,34 14,52

3.1.9_СТ Біличі УС1765 150 м. Київ, вулиця Ушакова Миколи буд. 34а 1,848 1,109 54,1 246,7 192,5 96,7 42,5 147,3 68,7 20,06 1,58

3.1.9_СТ Біличі УС1749 160
Київська обл. ірпінь (міськрада) р-н смт. 
Коцюбинське м. Київ, вулицяПономарьова,18

13,966 8,380 64,6 252,1 187,5 92,1 27,5 149,4 69,7 157,38 12,54

3.1.9_СТ Біличі УС1799 165 м. Київ, вулиця Стуса Василя буд. 27 15,852 9,511 63,9 251,7 187,8 86,7 22,8 149,1 69,6 194,65 15,48

3.1.9_СТ Біличі УС1770 139 м. Київ, вулиця Ушакова Миколи буд. 16 4,774 2,865 53,3 246,1 192,9 107,1 53,9 147,9 69,0 55,60 4,39

3.1.9_СТ Біличі УС1764 149 м. Київ, вулиця Булаховського Академіка буд. 40 8,567 5,140 63,3 251,4 188,1 102,4 39,1 149,3 69,6 101,52 8,08

3.1.9_СТ Біличі УС1761 154 м. Київ, вулиця Булаховського академіка, 5Г 5,216 3,130 75,3 257,6 182,3 103,6 28,3 149,3 69,7 58,36 4,65

3.1.9_СТ Біличі УС1826 171 м. Київ, проспект Перемоги буд. 121А 17,145 10,287 61,4 250,3 189,0 79,3 18,0 147,2 68,6 193,94 15,23

3.1.9_СТ Біличі УС1800 166 м. Київ, проспект Палладіна академіка, 21А 10,430 6,258 64,3 251,8 187,6 85,8 21,6 149,2 69,6 119,40 9,50

3.1.9_СТ Біличі УС1776 149 м. Київ, вулиця Чорнобильська, 16/80 0,940 0,564 72,8 256,3 183,5 107,3 34,5 146,2 68,2 9,68 0,76

3.1.9_СТ Біличі ТОВ "КОВАД-АВТО" 164 м. Київ, вулиця Ірпінська, 62Б 0,067 0,040 65,3 252,4 187,1 88,4 23,1 149,4 69,7 0,66 0,05

3.1.9_СТ Біличі УС1824 175 м. Київ, вулиця Верховинна буд. 41 2,182 1,309 55,8 247,5 191,7 72,5 16,7 146,1 68,2 26,46 2,06

3.1.9_СТ Біличі ТОВ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВІС" 146 м. Київ, вулиця Прилужна, 4/15 3,347 2,008 73,1 256,5 183,3 110,5 37,3 148,0 69,0 40,87 3,23

3.1.9_СТ Біличі УС1767 143 м. Київ, вулиця Єфремова Академіка буд. 29/22 9,085 5,451 72,7 256,3 183,5 113,3 40,5 148,7 69,4 108,06 8,57

3.1.9_СТ Біличі УС1777 165 м. Київ, проспект Палладіна Академіка буд. 7/60 17,061 10,237 68,5 254,1 185,6 89,1 20,6 148,8 69,4 199,98 15,87

3.1.9_СТ Біличі УС1756 164 м. Київ, вулиця Підлісна, 8 1,751 1,051 74,5 257,2 182,7 93,2 18,7 149,1 69,6 19,15 1,52

3.1.9_СТ Біличі УС1778 154 м. Київ, вулиця Ірпінська буд. 72 10,683 6,410 70,8 255,3 184,5 101,3 30,5 148,5 69,3 125,74 9,96

3.1.9_СТ Біличі УС1774 156 м. Київ, проспект Перемоги буд. 144 7,860 4,716 56,4 247,8 191,4 91,8 35,4 148,6 69,3 98,39 7,80

3.1.9_СТ Біличі
КНП "ЦПМСД N 1" Святошинського району 
м.Києва

152 м. Київ, вулиця Чорнобильська, 5/7 0,734 0,440 55,5 247,3 191,8 95,3 39,8 146,3 68,2 11,35 0,89
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3.1.9_СТ Біличі УС1779 165 м. Київ, проспект Перемоги буд. 125 5,953 3,572 61,9 250,6 188,7 85,6 23,7 147,8 68,9 63,66 5,02

3.1.9_СТ Біличі УС1768 145 м. Київ, вулиця Єфремова Академіка буд. 25 12,608 7,565 72,7 256,3 183,6 111,3 38,6 148,8 69,4 146,55 11,63

3.1.10_РК Веркон УС1865 180 м. Київ, вулиця Чистяківська, 2А 3,557 1,654 24,0 237,6 213,6 57,6 33,6 149,2 69,6 37,68 3,00

3.1.10_РК Веркон УС1867 185 м. Київ, вулиця Чистяківська буд. 15 9,098 4,231 24,4 237,8 213,4 52,8 28,4 149,5 69,8 100,46 8,01

3.1.10_РК Веркон УС1866 181 м. Київ, вулиця Чистяківська буд. 12 6,425 2,988 23,8 237,5 213,7 56,5 32,7 149,1 69,6 71,21 5,66

3.1.10_РК Веркон УС1869 180 м. Київ, проспект Перемоги, 67 13,402 6,232 28,9 240,1 211,2 60,1 31,2 149,8 69,9 146,69 11,72

3.1.10_РК Веркон УС1868 180 м. Київ, проспект Перемоги буд. 71а 8,884 4,131 25,8 238,5 212,7 58,5 32,7 149,6 69,8 95,22 7,60

3.1.12_СТ Позняки УС88 100 м. Київ, вулиця Гмирі Бориса, 12-б 8,223 5,509 56,4 196,0 139,7 96,0 39,7 145,9 68,0 71,13 5,54

3.1.12_СТ Позняки ОСББ "Сердолік" 99 м. Київ, вулиця Мишуги Олександра буд. 2 3,632 2,433 57,3 196,5 139,2 97,5 40,2 148,9 69,5 39,15 3,11

3.1.12_СТ Позняки УС92 100 м. Київ, вулиця Ревуцького буд. 21 13,534 9,067 65,2 200,6 135,4 100,6 35,4 148,4 69,2 132,50 10,49

3.1.12_СТ Позняки
гімназія "Скандінавська" УО Дарницької РДА в 
м.Києві

100 м. Київ, вулиця Гмирі Бориса, 3Б 1,561 1,046 51,5 193,5 142,0 93,5 42,0 148,8 69,4 15,39 1,22

3.1.12_СТ Позняки УС22 100 м. Київ, вулиця Гришка Михайла буд. 9 3,891 2,607 49,3 192,4 143,1 92,4 43,1 148,4 69,2 36,99 2,93

3.1.12_СТ Позняки ТОВ «Перший Український Експертний Центр» 99,2 м. Київ, вулиця Гмирі Бориса буд. 17 0,884 0,592 53,4 194,5 141,1 95,3 41,9 148,2 69,1 9,88 0,78

3.1.12_СТ Позняки
центр автомобільний ТОВ "КАТП 
"УКРПРОДКОНТРАКТ"

99,5 м. Київ, вулиця Ревуцького, 56 0,477 0,320 78,9 207,7 128,8 108,2 29,3 149,2 69,6 4,16 0,33

3.1.12_СТ Позняки
адміністративна будівля Комунальне підприємство 
"Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Д

100 м. Київ, вулиця Кошиця, 11 1,091 0,731 59,9 197,9 137,9 97,9 37,9 149,2 69,6 11,31 0,90

3.1.12_СТ Позняки УС20 103 м. Київ, вулиця Мишуги Олександра буд. 11 3,693 2,474 53,0 194,3 141,3 91,3 38,3 148,9 69,5 34,67 2,75

3.1.12_СТ Позняки УС12 99 м. Київ, вулиця Руденко Лариси буд. 10в 7,689 5,152 48,3 191,9 143,6 92,9 44,6 149,2 69,6 76,89 6,12

3.1.12_СТ Позняки ДНЗ № 791 бассейн 99 м. Київ, вулиця Вишняківська, 8Б 0,006 0,004 66,8 201,4 134,6 102,4 35,6 148,8 69,4 0,05 0,00

3.1.12_СТ Позняки ДНЗ № 791 УО Дпрницької РДА в м.Києві 99 м. Київ, вулиця Вишняківська, 8Б 0,599 0,401 66,8 201,4 134,6 102,4 35,6 148,8 69,4 6,40 0,51

3.1.12_СТ Позняки
Гімназія N323 з басейном УО Дарницької РДА в 
м.Києві

100 м. Київ, вулиця Мішуги Олександра, 5 1,517 1,016 55,3 195,5 140,2 95,5 40,2 148,8 69,4 17,56 1,39

3.1.12_СТ Позняки УС19 99,5 м. Київ, вулиця Мишуги Олександра буд. 3 7,529 5,045 55,6 195,6 140,0 96,1 40,5 149,4 69,7 79,15 6,31

3.1.12_СТ Позняки ДНЗ №149 УО Дарницької РДА в м.Києві 99 м. Київ, вулиця Вишняківська, 12Б 0,815 0,546 61,4 198,6 137,2 99,6 38,2 149,2 69,6 9,76 0,78

3.1.12_СТ Позняки УС23 101 м. Київ, вулиця Гришка Михайла буд. 8 9,961 6,674 50,8 193,2 142,3 92,2 41,3 149,1 69,6 104,39 8,30

3.1.12_СТ Позняки УС24 100 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 38а 2,087 1,398 48,8 192,1 143,3 92,1 43,3 148,9 69,5 22,09 1,75

3.1.12_СТ Позняки будинок житловий 99 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 15 1,997 1,338 64,5 200,2 135,7 101,2 36,7 148,5 69,3 24,88 1,97

3.1.12_СТ Позняки УС11 99 м. Київ, вулиця Вишняківська буд. 17 8,903 5,965 60,6 198,2 137,6 99,2 38,6 149,4 69,7 89,44 7,12

3.1.12_СТ Позняки УС13 99 м. Київ, проспект Григоренка Петра, 39В 6,766 4,533 53,2 194,4 141,2 95,4 42,2 149,0 69,5 67,55 5,37

3.1.12_СТ Позняки УС18 100 м. Київ, вулиця Руденко Лариси буд. 3а 9,784 6,556 57,1 196,4 139,3 96,4 39,3 149,3 69,7 95,25 7,59

3.1.12_СТ Позняки УС10 99 м. Київ, вулиця Крушельницької Соломії буд. 5 5,678 3,804 63,8 199,9 136,1 100,9 37,1 149,7 69,9 57,60 4,60

3.1.12_СТ Позняки УС9 98,4 м. Київ, вулиця Вишняківська буд. 7б 6,358 4,260 65,0 200,5 135,5 102,1 37,1 149,6 69,8 61,48 4,91

3.1.12_СТ Позняки УС25 100 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 38 14,638 9,808 44,6 190,0 145,3 90,0 45,3 149,1 69,6 152,20 12,10

3.1.12_СТ Позняки УС26 101 м. Київ, вулиця Гмирі Бориса буд. 1/2 13,938 9,338 49,6 192,5 143,0 91,5 42,0 148,8 69,4 145,11 11,52

3.1.12_СТ Позняки УС27 100 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 31б 13,321 8,925 60,8 198,3 137,5 98,3 37,5 149,4 69,7 136,55 10,88

3.1.12_СТ Позняки УС28 100 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 23 11,689 7,832 60,8 198,3 137,5 98,3 37,5 149,4 69,7 123,26 9,82

3.1.12_СТ Позняки УС30 100 м. Київ, вулиця Кошиця Олександра буд. 9 9,736 6,523 59,9 197,9 138,0 97,9 38,0 149,1 69,6 101,01 8,03

3.1.12_СТ Позняки УС31 100 м. Київ, вулиця Ревуцького буд. 36/2 19,911 13,340 52,5 194,0 141,5 94,0 41,5 149,0 69,5 208,57 16,57

3.1.12_СТ Позняки УС32 100 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 15а 16,401 10,989 56,7 196,2 139,5 96,2 39,5 148,7 69,4 172,23 13,66

3.1.12_СТ Позняки УС43 100 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 1б 9,505 6,368 68,6 202,3 133,8 102,3 33,8 147,9 69,0 94,58 7,46

3.1.12_СТ Позняки УС6 99 м. Київ, вулиця Крушельницької Соломії, 13 5,583 3,741 64,3 200,1 135,8 101,1 36,8 149,4 69,7 55,22 4,40

3.1.12_СТ Позняки УС15 100 м. Київ, проспект Бажана Миколи буд. 32 7,971 5,341 69,8 203,0 133,2 103,0 33,2 149,6 69,8 82,84 6,61
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3.1.12_СТ Позняки УС7 99 м. Київ, вулиця Вишняківська буд. 1 6,862 4,598 70,7 203,5 132,7 104,5 33,7 149,8 69,9 72,85 5,82

3.1.12_СТ Позняки УС42 100 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 1а 13,314 8,920 68,3 202,2 133,9 102,2 33,9 148,5 69,3 137,46 10,89

3.1.12_СТ Позняки УС41 101 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 13/10 15,083 10,106 69,1 202,6 133,5 101,6 32,5 148,9 69,5 158,63 12,60

3.1.12_СТ Позняки УС40 99 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 21 15,857 10,624 59,3 197,6 138,2 98,6 39,2 149,0 69,5 156,54 12,44

3.1.12_СТ Позняки УС38 100 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 13д 7,601 5,093 61,0 198,4 137,4 98,4 37,4 149,0 69,5 72,05 5,73

3.1.12_СТ Позняки УС37 100 м. Київ, проспект Григоренка Петра буд. 29 18,171 12,174 66,0 201,0 135,0 101,0 35,0 149,4 69,7 190,97 15,22

3.1.12_СТ Позняки УС36 100 м. Київ, проспект Григоренка Петра, 23 6,727 4,507 68,0 202,0 134,0 102,0 34,0 149,3 69,6 62,70 4,99

3.1.12_СТ Позняки УС35 100 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 20а 10,823 7,251 64,8 200,4 135,6 100,4 35,6 149,2 69,6 114,29 9,09

3.1.12_СТ Позняки УС14 99 м. Київ, вулиця Ревуцького буд. 44б 12,034 8,063 68,6 202,3 133,8 103,3 34,8 149,7 69,9 126,84 10,13

3.1.12_СТ Позняки УС16 100 м. Київ, проспект Бажана Миколи буд. 28 9,482 6,353 67,2 201,6 134,4 101,6 34,4 149,5 69,8 98,75 7,88

3.1.12_СТ Позняки УС34 100 м. Київ, вулиця Драгоманова буд. 40ж 5,919 3,966 71,9 204,1 132,1 104,1 32,1 149,4 69,7 59,10 4,71

3.1.12_СТ Позняки УС8 99 м. Київ, вулиця Вишняківська буд. 11 2,933 1,965 66,9 201,5 134,6 102,5 35,6 148,7 69,4 28,43 2,26

3.1.12_СТ Позняки УС33 99 м. Київ, вулиця Ахматової Анни буд. 3а 24,242 16,242 68,3 202,2 133,9 103,2 34,9 148,9 69,5 252,84 20,08

3.1.12_СТ Позняки УС17 102 м. Київ, вулиця Руденко Лариси буд. 17 8,606 5,766 60,1 198,0 137,9 96,0 35,9 149,6 69,8 85,68 6,83

3.1.12_СТ Позняки ЗНЗ №316 УО Дарницької РДА в м.Києві 100 м. Київ, проспект Бажана Миколи, 32А 1,782 1,194 64,1 200,0 136,0 100,0 36,0 148,7 69,4 16,92 1,34

3.1.12_СТ Позняки БСПО №73 ТОВ "Аркада-Житлосервіс" 100 м. Київ, вулиця Ревуцького, 42Г 0,059 0,040 69,8 203,0 133,2 103,0 33,2 142,3 66,3 0,48 0,04

3.1.12_СТ Позняки БСПО №61 ТОВ "Аркада-Житлосервіс" 99,8 м. Київ, вулиця Ревуцького, 44А 0,054 0,036 70,5 203,3 132,8 103,5 33,0 144,4 67,3 0,44 0,03

3.1.12_СТ Позняки УС21 100 м. Київ, вулиця Мішуги Олександра, 12 6,401 4,289 54,1 194,9 140,7 94,9 40,7 148,6 69,3 60,14 4,77

3.1.12_СТ Позняки УС29 100 м. Київ, вулиця Кошиця, 9Б 5,222 3,499 60,8 198,3 137,5 98,3 37,5 149,1 69,6 50,18 3,99

3.1.13_РК Теремки УС300 187 м. Київ, проспект Глушкова академіка, 42 1,093 0,497 36,2 253,6 217,4 66,6 30,4 136,2 63,4 6,96 0,51

3.1.13_РК Теремки будинок житловий 183 м. Київ, проспект Глушкова Академіка буд. 22 0,824 0,375 33,5 252,2 218,7 69,2 35,7 148,4 69,2 5,25 0,42

3.1.13_РК Теремки гуртожиток ДЖКП НАНУ 186,5 м. Київ, вулиця Чабанівська, 9 0,252 0,115 36,5 253,8 217,2 67,3 30,7 147,9 69,0 2,43 0,19

3.1.13_РК Теремки магазин ТДВ "Універсам №24" 188 м. Київ, проспект Глушкова академіка, 36 0,482 0,219 35,6 253,3 217,7 65,3 29,7 149,0 69,5 3,48 0,28

3.1.13_РК Теремки УС294а 183 м. Київ, вулиця Теремківська буд. 2а 5,185 2,359 29,8 250,3 220,5 67,3 37,5 148,2 69,1 39,69 3,14

3.1.13_РК Теремки УС295 183 м. Київ, вулиця Теремківська буд. 7 6,241 2,840 32,7 251,8 219,1 68,8 36,1 148,4 69,3 50,29 3,98

3.1.13_РК Теремки УС292 186 м. Київ, проспект Глушкова Академіка буд. 34 1,568 0,714 35,6 253,3 217,7 67,3 31,7 149,6 69,8 12,52 1,00

3.1.13_РК Теремки УС296 185 м. Київ, вулиця Теремківська буд. 17 7,410 3,372 31,4 251,1 219,7 66,1 34,7 149,4 69,7 57,02 4,54

3.1.13_РК Теремки УС294б 183 м. Київ, вулиця Теремківська буд. 2а 11,281 5,133 35,1 253,0 217,9 70,0 34,9 148,1 69,1 71,86 5,68

3.1.13_РК Теремки УС297 184 м. Київ, вулиця Теремківська буд. 16 3,002 1,366 35,5 253,2 217,7 69,2 33,7 149,4 69,7 23,06 1,84

3.1.13_РК Теремки УС298 184 м. Київ, вулиця Теремківська буд. 8 0,958 0,436 30,4 250,6 220,2 66,6 36,2 148,6 69,3 7,51 0,60

3.1.13_РК Теремки будинок житловий 185 м. Київ, проспект Глушкова Академіка буд. 30 0,822 0,374 34,4 252,6 218,3 67,6 33,3 149,0 69,5 5,24 0,42

3.1.13_РК Теремки будинок житловий 186 м. Київ, проспект Глушкова Академіка буд. 32 0,675 0,307 35,3 253,1 217,8 67,1 31,8 149,2 69,6 4,30 0,34

3.1.13_РК Теремки БН_Глушкова, 34А 186,4 Глушкова, 34А 1,229 0,559 35,6 253,3 217,7 66,9 31,3 149,6 69,8 15,66 1,25

3.1.13_РК Теремки УС299 187 м. Київ, проспект Глушкова академіка, 40 2,901 1,320 36,3 253,6 217,4 66,6 30,4 149,4 69,7 18,48 1,47

3.1.13_РК Теремки АТС №266 ПАТ "Укртелеком" КМФ 187 м. Київ, проспект Глушкова академіка, 38 0,360 0,164 36,4 253,7 217,3 66,7 30,3 148,9 69,5 2,93 0,23

3.1.14_РК Центральна УС1762 165 м. Київ, вулиця Наумова генерала, 13 2,177 1,485 70,5 266,2 195,7 101,2 30,7 141,3 65,8 22,64 1,71

3.1.14_РК Центральна УС293 179 м. Київ, бульвар Вернадського Академіка, 24 5,088 3,470 8,0 233,9 226,0 54,9 47,0 148,7 69,4 62,32 4,94

3.1.14_РК Центральна будинок житловий 170 м. Київ, вулиця Семашка буд. 10 0,583 0,398 20,4 240,4 219,9 70,4 49,9 148,7 69,4 9,65 0,77

3.1.14_РК Центральна будинок житловий 171
м. Київ, вулиця Доброхотова Академіка буд. 
20/19

0,343 0,234 20,3 240,3 220,0 69,3 49,0 149,0 69,5 5,56 0,44

3.1.14_РК Центральна ПрАТ "АК "Київводоканал", ДЕВГ 164 м. Київ, вулиця Біличанська, 33 0,333 0,227 6,7 233,2 226,6 69,2 62,6 148,1 69,1 5,86 0,46
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3.1.14_РК Центральна УС1794 169 м. Київ, вулиця Біличанська, 1 3,382 2,307 6,7 233,3 226,5 64,3 57,5 148,0 69,1 44,42 3,51

3.1.14_РК Центральна УС1797 168 м. Київ, вулиця Доброхотова Академіка буд. 1 3,081 2,101 11,0 235,5 224,5 67,5 56,5 149,1 69,6 40,84 3,25

3.1.14_РК Центральна УС1798 168 м. Київ, вулиця Доброхотова Академіка буд. 3 10,560 7,202 15,8 238,0 222,2 70,0 54,2 149,5 69,7 132,48 10,56

3.1.14_РК Центральна ІМАГ НАН України та МОН України 181 м. Київ, бульвар Вернадського Академіка, 36В 0,230 0,157 71,7 266,8 195,2 85,8 14,2 140,1 65,3 2,39 0,18

3.1.14_РК Центральна УС1785 168 м. Київ, проспект Палладіна академіка, 44 3,518 2,399 71,8 266,9 195,1 98,9 27,1 148,0 69,1 40,90 3,23

3.1.14_РК Центральна УС1786 169 м. Київ, проспект Палладіна академіка, 34А 4,466 3,046 65,3 263,5 198,2 94,5 29,2 149,8 69,9 46,45 3,71

3.1.14_РК Центральна УС1793 170 м. Київ, вулиця Біличанська буд. 24а 6,598 4,500 8,3 234,1 225,8 64,1 55,8 149,0 69,5 76,38 6,07

3.1.14_РК Центральна УС1787 170 м. Київ, бульвар Вернадського Академіка, 38А 0,536 0,366 71,4 266,7 195,3 96,7 25,3 146,7 68,4 5,58 0,44

3.1.14_РК Центральна УС1788 170 м. Київ, бульвар Вернадського Академіка, 36 2,319 1,582 71,4 266,7 195,3 96,7 25,3 148,9 69,5 24,12 1,92

3.1.14_РК Центральна УС1791 170 м. Київ, вулиця Семашка буд. 21 12,260 8,361 31,4 246,0 214,6 76,0 44,6 149,7 69,8 149,09 11,90

3.1.14_РК Центральна УС1790 171 м. Київ, бульвар Вернадського Академіка, 34/1 0,360 0,246 69,5 265,7 196,2 94,7 25,2 149,8 69,9 3,74 0,30

3.1.14_РК Центральна УС1792 170
м. Київ, бульвар Вернадського Академіка буд. 
69а

10,990 7,495 60,8 261,2 200,4 91,2 30,4 149,6 69,8 143,56 11,46

3.1.14_РК Центральна УС1789 179 м. Київ, вулиця Кржижановського академіка, 3 4,168 2,843 71,2 266,6 195,4 87,6 16,4 148,9 69,5 43,45 3,45

3.1.14_РК Центральна будинок житловий 170 м. Київ, вулиця Семашка буд. 8а 0,282 0,192 14,5 237,3 222,8 67,3 52,8 147,4 68,8 4,68 0,37

3.1.15_РК Мінська УС645 113 м. Київ, вулиця Навашина Академіка буд. 11 1,907 1,440 26,9 173,2 146,3 60,2 33,3 149,5 69,7 17,85 1,42

3.1.15_РК Мінська УС644 115 м. Київ, вулиця Автозаводська буд. 99/4 3,140 2,371 26,9 173,2 146,4 58,2 31,4 149,5 69,8 29,16 2,32

3.1.15_РК Мінська УС642 114,2 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 52 2,423 1,830 24,9 172,2 147,3 58,0 33,1 149,0 69,5 23,75 1,89

3.1.15_РК Мінська УС643 110 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 50в 0,987 0,745 25,4 172,5 147,0 62,5 37,0 148,5 69,3 9,79 0,78

3.1.15_РК Мінська УС639 112 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 46 2,049 1,547 25,1 172,3 147,2 60,3 35,2 149,1 69,6 20,26 1,61

3.1.15_РК Мінська УС641 113,5 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 50 0,128 0,097 25,1 172,3 147,2 58,8 33,7 147,6 68,9 1,03 0,08

3.1.15_РК Мінська УС640 114 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 45/2 1,386 1,046 23,6 171,5 147,9 57,5 33,9 147,4 68,8 13,10 1,03

3.1.15_РК Мінська УС600 110
м. Київ, проспект Рокоссовського Маршала буд. 
8а

1,405 1,061 39,3 179,6 140,3 69,6 30,3 149,9 70,0 12,85 1,03

3.1.15_РК Мінська УС601 110,2
м. Київ, проспект Рокоссовського Маршала буд. 
6

8,419 6,356 35,2 177,5 142,3 67,3 32,1 149,7 69,9 87,09 6,96

3.1.15_РК Мінська
Реконструкція з прибудовою будівлі школи І-ІІІ 
ступенів №9

111 м. Київ, просп. Маршала Рокосовського, 5 1,139 0,860 36,8 178,4 141,5 67,4 30,5 149,6 69,8 11,21 0,89

3.1.15_РК Мінська будинок житловий 111 м. Київ, вулиця Навашина Академіка буд. 13 0,901 0,680 25,4 172,5 147,0 61,5 36,0 149,2 69,6 11,33 0,90

3.1.15_РК Мінська УС602 109 м. Київ, вулиця Полярна буд. 13 5,634 4,254 37,5 178,7 141,2 69,7 32,2 149,3 69,7 54,48 4,34

3.1.15_РК Мінська будинок житловий 111,5 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 54б 0,796 0,601 25,5 172,5 147,0 61,0 35,5 149,0 69,5 9,82 0,78

3.1.15_РК Мінська будинок житловий 110 м. Київ, вулиця Автозаводська буд. 89а 1,052 0,794 24,7 172,1 147,4 62,1 37,4 147,9 69,0 11,46 0,90

3.1.15_РК Мінська УС636 107 м. Київ, вулиця Автозаводська буд. 79 4,025 3,039 28,5 174,1 145,6 67,1 38,6 148,9 69,5 41,73 3,31

3.1.15_РК Мінська УС638 110 м. Київ, вулиця Вишгородська, 48Б 2,865 2,318 25,2 172,3 147,2 62,3 37,2 149,2 69,6 30,76 2,45

3.1.15_РК Мінська УС637 108 м. Київ, вулиця Автозаводська буд. 87а 0,356 0,269 25,5 172,5 147,0 64,5 39,0 145,3 67,7 2,86 0,22

3.1.15_РК Мінська УС635 107,8 м. Київ, вулиця Дубровицька буд. 7 2,508 1,894 24,1 171,8 147,7 64,0 39,9 147,9 69,0 23,82 1,88

3.1.15_РК Мінська УС598 111
м. Київ, проспект Рокоссовського Маршала буд. 
3б

3,618 2,732 38,1 179,0 140,9 68,0 29,9 149,9 70,0 37,03 2,96

3.1.15_РК Мінська будинок житловий 114 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 51/1 0,117 0,088 24,8 172,1 147,4 58,1 33,4 125,1 57,9 0,94 0,06

3.1.15_РК Мінська будинок житловий 116 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 47б 0,657 0,496 24,6 172,0 147,5 56,0 31,5 147,2 68,6 7,49 0,59

3.1.15_РК Мінська УС596 111,3
м. Київ, проспект Рокоссовського Маршала буд. 
3в

0,645 0,487 34,0 176,9 142,9 65,6 31,6 149,7 69,8 6,13 0,49
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3.1.15_РК Мінська будинок житловий 107,5 м. Київ, вулиця Автозаводська буд. 43 0,751 0,567 27,0 173,3 146,3 65,8 38,8 148,2 69,2 9,34 0,74

3.1.15_РК Мінська УС597 112 м. Київ, вулиця Полярна буд. 5 4,503 3,400 32,2 176,0 143,8 64,0 31,8 149,4 69,7 43,54 3,47

3.1.15_РК Мінська будинок житловий 116,3 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 47а 0,733 0,553 23,9 171,7 147,8 55,4 31,5 146,5 68,3 8,70 0,68

3.1.15_РК Мінська УС599 110
м. Київ, проспект Рокоссовського Маршала буд. 
10а

3,858 2,913 39,0 179,5 140,5 69,5 30,5 149,2 69,6 37,03 2,95

3.1.15_РК Мінська УС594 116 м. Київ, проспект Мінський, 4 2,798 2,112 30,4 175,0 144,7 59,0 28,7 149,7 69,8 25,55 2,04

3.1.15_РК Мінська УС627 107,5 м. Київ, провулок Макіївський буд. 2 3,443 2,599 26,2 172,8 146,7 65,3 39,2 147,9 69,0 35,28 2,78

3.1.15_РК Мінська будинок житловий 111 м. Київ, вулиця Кондратюка Юрія буд. 4б 1,748 1,320 34,3 177,0 142,8 66,0 31,8 149,7 69,8 19,11 1,53

3.1.15_РК Мінська будинок житловий 111,9 м. Київ, вулиця Кондратюка Юрія буд. 2а 0,844 0,637 29,3 174,5 145,2 62,6 33,3 149,3 69,6 10,21 0,81

3.1.15_РК Мінська УС626 107,5 м. Київ, вулиця Макіївська буд. 10б 9,456 7,139 16,4 167,8 151,4 60,3 43,9 148,3 69,2 92,08 7,29

3.1.15_РК Мінська Магазин продовольчих та непродовольчих товарів. 115,48 м. Київ, просп. Мінський, 4 0,061 0,046 30,8 175,3 144,4 59,8 29,0 141,8 66,1 0,49 0,04

3.1.15_РК Мінська будинок житловий 114,8 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 47в 0,692 0,522 24,7 172,1 147,4 57,3 32,6 147,5 68,8 7,67 0,60

3.1.15_РК Мінська УС595 113 м. Київ, проспект Мінський буд. 6а 1,483 1,120 31,7 175,7 144,0 62,7 31,0 149,7 69,9 13,84 1,11

3.1.15_РК Мінська УС633 106,9 м. Київ, вулиця Автозаводська буд. 61 1,494 1,128 25,2 172,4 147,2 65,5 40,3 148,1 69,1 15,47 1,22

3.1.15_РК Мінська УС593 113 м. Київ, проспект Мінський буд. 10 4,894 3,695 31,5 175,6 144,1 62,6 31,1 149,6 69,8 47,15 3,76

3.1.15_РК Мінська УС592 110,8 м. Київ, вулиця Кондратюка Юрія буд. 4а 4,138 3,124 33,4 176,6 143,2 65,8 32,4 149,2 69,6 39,34 3,13

3.1.15_РК Мінська УС591 112,5 м. Київ, проспект Мінський буд. 12 3,215 2,427 30,0 174,8 144,8 62,3 32,3 149,2 69,6 33,28 2,65

4.1.1_305_Феофанія 2 гуртожиток ДЖКП НАНУ 186 м. Київ, вулиця Метрологічна, 1 0,175 0,079 34,2 252,6 218,4 66,6 32,4 146,0 68,1 1,91 0,15

4.1.1_305_Феофанія 2 УС314 187 м. Київ, вулиця Метрологічна буд. 14 4,081 1,853 30,3 250,6 220,3 63,6 33,3 149,3 69,7 36,95 2,94

4.1.1_305_Феофанія 2 УС315 187 м. Київ, вулиця Метрологічна, 9Д 5,622 2,552 29,8 250,3 220,5 63,3 33,5 149,8 69,9 52,54 4,20

4.1.1_305_Феофанія 2 УС313 185 м. Київ, вулиця Метрологічна, 52А 4,347 1,974 34,2 252,6 218,4 67,6 33,4 148,5 69,3 38,94 3,08

4.1.1_305_Феофанія 2 УС312 184 м. Київ, вулиця Лебедєва академіка, 36 0,325 0,148 34,2 252,6 218,4 68,6 34,4 109,8 50,5 2,58 0,15

4.1.1_305_Феофанія 2 УС317 185 м. Київ, вулиця Метрологічна буд. 8 1,371 0,622 31,9 251,4 219,5 66,4 34,5 146,5 68,3 12,90 1,01

4.1.1_305_Феофанія 2 УС308 186 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 150 2,657 1,206 28,5 249,7 221,1 63,7 35,1 149,1 69,6 22,73 1,81

4.1.1_305_Феофанія 2 УС316 187 м. Київ, вулиця Метрологічна буд. 6 3,222 1,463 33,4 252,2 218,8 65,2 31,8 148,9 69,5 28,81 2,29

4.1.1_305_Феофанія 2 УС311 170 м. Київ, вулиця Лебедєва академіка, 19 1,650 0,749 24,9 247,8 222,9 77,8 52,9 142,1 66,2 15,08 1,14

4.1.1_305_Феофанія 2 УС309 184
м. Київ, вулиця Заболотного Академіка буд. 
156/1

1,247 0,566 27,6 249,2 221,6 65,2 37,6 145,5 67,9 11,67 0,91

4.1.1_305_Феофанія 2 УС310 183 м. Київ, вулиця Лебедєва академіка, 1 1,232 0,559 16,0 243,2 227,2 60,2 44,2 145,8 68,0 11,57 0,90

4.1.3_307_Васильківська 31/17 будинок житловий 180 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 24 0,936 0,647 28,2 242,1 213,9 62,1 33,9 94,6 69,7 26,07 0,65

4.1.3_307_Васильківська 31/17
будинок адміністративний Інститут захисту рослин 
НААНУ

184,6 м. Київ, вулиця Васильківська, 33 0,093 0,064 29,4 242,7 213,3 58,1 28,7 94,3 69,5 3,47 0,09

4.1.3_307_Васильківська 31/17 БН_КК_Вс2 183 вул. Васильківська, 31/17 0,232 0,160 30,0 243,0 213,0 60,0 30,0 95,0 70,0 3,94 0,10

4.1.3_307_Васильківська 31/17
будинок адміністративний Інститут захисту рослин 
НААНУ

183,5 м. Київ, вулиця Васильківська, 33 0,035 0,024 29,5 242,8 213,2 59,3 29,7 94,4 69,5 1,31 0,03

4.1.3_307_Васильківська 31/17
будинок адміністративний Інститут захисту рослин 
НААНУ

184,2 м. Київ, вулиця Васильківська, 33 0,150 0,104 29,5 242,8 213,2 58,6 29,0 94,7 69,8 5,60 0,14

4.1.3_307_Васильківська 31/17 теплиця Інститут захисту рослин НААНУ 183,5 м. Київ, вулиця Васильківська, 33 0,060 0,041 29,5 242,8 213,2 59,3 29,7 93,8 69,1 2,24 0,06

4.1.3_307_Васильківська 31/17
будинок адміністративний Установа Інститут 
фізіології рослин НАНУ

185,1 м. Київ, вулиця Васильківська, 31/17 0,460 0,318 29,2 242,6 213,4 57,5 28,3 94,1 69,3 17,16 0,43

4.1.4_308_Науки 47 УС2021 155 м. Київ, вулиця Лисогірська буд. 3 1,649 0,757 41,6 240,2 198,7 85,2 43,7 146,8 68,4 12,31 0,96

4.1.4_308_Науки 47 УС2022 161 м. Київ, вулиця Малокитаївська буд. 73 1,149 0,527 40,4 239,6 199,2 78,6 38,2 142,9 66,6 9,53 0,73

4.1.4_308_Науки 47 Ін-т електрозварювання ім.Є.О.Патона НАНУ 152 м. Київ, вулиця Ракетна, 24 0,095 0,044 44,6 241,8 197,2 89,8 45,2 138,2 64,3 0,66 0,05

4.1.4_308_Науки 47
ДП "Дослідний з-д спецелектрометалургії 
ім.Є.О.Патона НАНУ"

148 м. Київ, вулиця Ракетна, 24 1,397 0,641 43,9 241,4 197,5 93,4 49,5 148,5 69,3 18,88 1,50
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4.1.4_308_Науки 47 УС2019 180 м. Київ, проспект Науки буд. 42/1 блок №11 2,653 1,218 42,2 240,6 198,4 60,6 18,4 147,5 68,8 22,57 1,78

4.1.4_308_Науки 47 УС2018 178 м. Київ, проспект Науки, 46 1,344 0,617 44,4 241,7 197,3 63,7 19,3 148,1 69,1 9,41 0,74

4.1.4_308_Науки 47 УС2017 174 м. Київ, проспект Науки, 47 4,020 1,845 44,5 241,7 197,2 67,7 23,2 149,4 69,7 31,13 2,48

4.1.4_308_Науки 47 УС2016 170 м. Київ, проспект Науки, 53 0,202 0,093 41,0 239,9 199,0 69,9 29,0 147,0 68,6 1,73 0,14

4.1.4_308_Науки 47 УС2015 174 м. Київ, проспект Науки буд. 54 0,715 0,328 42,7 240,8 198,1 66,8 24,1 146,6 68,4 5,42 0,42

4.1.4_308_Науки 47 УС2014 158 м. Київ, провулок Моторний буд. 5/7 2,811 1,290 38,5 238,6 200,1 80,6 42,1 144,8 67,5 22,93 1,77

4.1.4_308_Науки 47 УС2023 169 м. Київ, проспект Науки буд. 39 1,579 0,725 41,3 240,1 198,8 71,1 29,8 146,6 68,4 11,05 0,86

4.1.4_308_Науки 47
ДП "Дослідний з-д спецелектрометалургії 
ім.Є.О.Патона НАНУ"

155 м. Київ, вулиця Ракетна, 24 2,120 0,973 36,0 237,4 201,3 82,4 46,3 147,6 68,9 16,45 1,30

4.1.4_308_Науки 47 УС2020 166 м. Київ, проспект Науки, 41 1,464 0,672 41,6 240,2 198,7 74,2 32,7 147,3 68,7 11,17 0,88

4.1.6_310_Науки 31 УС2025 152 м. Київ, вулиця Писаржевського Академіка, 8 0,402 0,262 44,2 219,6 175,4 67,6 23,4 147,9 69,0 3,28 0,26

4.1.6_310_Науки 31 УС2026 149 м. Київ, проспект Науки, 29 3,212 2,094 36,1 215,4 179,3 66,4 30,3 149,9 69,9 31,46 2,51

4.1.6_310_Науки 31 УС2024 156 м. Київ, проспект Науки, 31 0,640 0,417 44,2 219,6 175,4 63,6 19,4 145,7 67,9 5,22 0,41

4.1.6_310_Науки 31 УС399 145 м. Київ, проспект Науки буд. 27 2,571 1,676 28,2 211,3 183,1 66,3 38,1 149,6 69,8 24,28 1,94

4.1.6_310_Науки 31 офісні приміщення ТОВ "АК "Перлина" 150 м. Київ, шосе Стратегічне, 16 0,101 0,066 18,9 206,5 187,6 56,5 37,6 147,3 68,7 0,94 0,07

4.1.6_310_Науки 31 УС395 147 м. Київ, шосе Стратегічне, 21 3,050 1,988 17,6 205,9 188,3 58,9 41,3 149,2 69,6 30,22 2,40

4.1.6_310_Науки 31 УС398 141,5 м. Київ, проспект Науки, 23 2,451 1,598 26,3 210,4 184,0 68,9 42,5 149,2 69,6 24,39 1,94

4.1.6_310_Науки 31 УС394 138,5 м. Київ, вулиця Феодосійська буд. 8 5,190 3,384 16,9 205,5 188,6 67,0 50,1 148,7 69,4 52,15 4,14

4.1.7_311 Стратегічне шосе 54
УО Голосіївської районної в м.Києві державної 
адміністрації

129 м. Київ, шосе Стратегічне, 54 0,417 0,133 19,6 159,8 140,2 30,8 11,2 94,0 69,2 11,41 0,28

4.1.8_1101_Московська-2 будинок житловий 179 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 26 0,394 0,248 31,9 242,4 210,5 63,4 31,5 146,2 68,2 4,74 0,37

4.1.8_1101_Московська-2 УС353 170 м. Київ, вулиця Дубініна Володі буд. 7/14 2,172 1,368 29,7 241,3 211,6 71,3 41,6 148,7 69,4 21,09 1,67

4.1.8_1101_Московська-2 УС344 177 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 27 1,357 0,855 33,3 243,1 209,8 66,1 32,8 148,7 69,4 12,60 1,00

4.1.8_1101_Московська-2 УС354 170 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 21/18 2,401 1,513 27,9 240,4 212,4 70,4 42,4 148,3 69,2 22,85 1,81

4.1.8_1101_Московська-2 УС350 179 м. Київ, провулок Коломийський буд. 16 3,785 2,385 31,1 242,0 210,9 63,0 31,9 149,7 69,8 36,93 2,95

4.1.8_1101_Московська-2 УС345 174 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 31 блок №1 2,387 1,504 32,9 242,9 210,0 68,9 36,0 149,6 69,8 23,61 1,88

4.1.8_1101_Московська-2 УС352 182 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 29/22 1,539 0,970 30,5 241,7 211,2 59,7 29,2 147,7 68,9 13,77 1,09

4.1.8_1101_Московська-2 УС355 167 м. Київ, провулок   Жуковського Василя, 6 1,473 0,928 30,2 241,5 211,3 74,5 44,3 149,3 69,7 14,57 1,16

4.1.8_1101_Московська-2 корпус головний Протитуберкульозний диспансер 183 м. Київ, вулиця Васильківська, 35 0,470 0,296 32,2 242,5 210,4 59,5 27,4 145,4 67,8 5,54 0,43

4.1.8_1101_Московська-2 будинок житловий ОСББ ОСББ "СВІТАНОК" 155 м. Київ, вулиця Сєченова, 4 0,278 0,175 33,8 243,4 209,6 88,4 54,6 148,9 69,5 3,12 0,25

4.1.8_1101_Московська-2 УС343 179 м. Київ, вулиця Васильківська, 37 1,720 1,084 32,4 242,7 210,3 63,7 31,3 147,9 69,0 15,59 1,23

4.1.8_1101_Московська-2 УС351 181,5
м. Київ, провулок Коломийський буд. 18 блок 
№2

1,840 1,159 30,7 241,8 211,1 60,3 29,6 148,7 69,4 16,65 1,32

4.1.9_1102_Московська-3 СШ №15 Управління освіти Голосіївської РДА 157 м. Київ, вулиця Васильківська, 12А 0,565 0,366 47,7 236,3 188,6 79,3 31,6 148,6 69,4 7,21 0,57

4.1.9_1102_Московська-3 СШ №36 Управління освіти Голосіївської РДА 161 м. Київ, вулиця Стельмаха Михайла, 9 0,485 0,314 28,3 226,3 198,0 65,3 37,0 149,2 69,6 6,13 0,49

4.1.9_1102_Московська-3 ДЗ №198 Управління освіти Голосіївської РДА 158 м. Київ, вулиця Васильківська, 10 0,460 0,298 45,7 235,3 189,6 77,3 31,6 149,1 69,6 6,72 0,53

4.1.9_1102_Московська-3 УС365 164 м. Київ, вулиця Деміївська буд. 53 3,119 2,021 47,0 235,9 188,9 71,9 24,9 149,6 69,8 34,99 2,79

4.1.9_1102_Московська-3 УС366 167 м. Київ, вулиця Деміївська буд. 47 9,262 6,002 46,5 235,7 189,2 68,7 22,2 149,6 69,8 106,92 8,53

4.1.9_1102_Московська-3 ДЗ №131 Управління освіти Голосіївської РДА 156 м. Київ, вулиця Деміївська, 49 0,536 0,347 46,2 235,5 189,3 79,5 33,3 148,0 69,0 7,08 0,56

4.1.9_1102_Московська-3 УС358 167 м. Київ, вулиця Бурмистенка буд. 10 4,370 2,832 26,1 225,2 199,0 58,2 32,0 149,0 69,5 51,30 4,08

4.1.9_1102_Московська-3 УС359 165 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 18 1,755 1,137 25,9 225,1 199,1 60,1 34,1 148,5 69,3 19,79 1,57

4.1.9_1102_Московська-3 УС362 165 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 15/14 1,325 0,859 28,1 226,2 198,1 61,2 33,1 148,7 69,4 14,34 1,14

4.1.9_1102_Московська-3 будинок житловийТОВ "ЕО "ГОЛОСІЄВО" 142 м. Київ, провулок Задорожний буд. 6а 0,412 0,267 33,2 228,8 195,6 86,8 53,6 147,5 68,8 6,02 0,47

4.1.9_1102_Московська-3 УС363 156,5 м. Київ, вулиця Стельмаха Михайла буд. 7/2 1,281 0,830 30,3 227,3 197,0 70,8 40,5 149,6 69,8 13,75 1,10
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4.1.9_1102_Московська-3 УС361 166 м. Київ, вулиця Маричанська буд. 12 блок №2 1,697 1,100 27,4 225,8 198,4 59,8 32,4 149,1 69,6 17,35 1,38

4.1.9_1102_Московська-3 УС360 148 м. Київ, вулиця Стельмаха Михайла буд. 3 1,736 1,125 29,1 226,7 197,6 78,7 49,6 147,9 69,0 18,36 1,45

4.1.10_1103_Московська-4 УС389 147 м. Київ, вулиця Малокитаївська буд. 7а 1,968 1,399 31,8 203,7 171,9 56,7 24,9 148,8 69,4 22,92 1,82

4.1.10_1103_Московська-4 УС388 141 м. Київ, шосе Стратегічне буд. 2а 0,669 0,476 32,5 204,1 171,5 63,1 30,5 145,7 67,9 7,41 0,58

4.1.10_1103_Московська-4 УС387 132 м. Київ, проспект Науки буд. 22 2,384 1,695 33,1 204,4 171,3 72,4 39,3 149,6 69,8 26,68 2,13

4.1.10_1103_Московська-4 УС386 124,5 м. Київ, проспект Науки буд. 16 2,701 1,920 42,1 209,0 166,9 84,5 42,4 149,9 70,0 30,52 2,44

4.1.10_1103_Московська-4 УС391 128 м. Київ, проспект Науки, 9 2,549 1,812 24,2 199,8 175,6 71,8 47,6 149,3 69,7 30,98 2,47

4.1.10_1103_Московська-4 УС392 138 м. Київ, вулиця Велика Китаївська буд. 10 2,075 1,475 30,3 202,9 172,6 64,9 34,6 148,3 69,2 25,67 2,03

4.1.10_1103_Московська-4 УС393 128 м. Київ, вулиця Феодосійська буд. 3в 3,236 2,301 20,8 198,0 177,2 70,0 49,2 149,0 69,5 38,15 3,03

4.1.10_1103_Московська-4
центр інженерно-технологічний НБУ ГУ 
господарського забезпечення

121 м. Київ, проспект Науки, 7 3,903 2,775 31,2 203,4 172,2 82,4 51,2 149,6 69,8 43,31 3,46

4.1.10_1103_Московська-4
КП з експлуатації і ремонту житлового фонду 
"Житло-сервіс"

116 м. Київ, вулиця Велика Китаївська буд. 53 0,500 0,356 26,5 200,9 174,5 84,9 58,5 148,5 69,3 7,31 0,58

4.1.10_1103_Московська-4 КП "Житло-сервіс" 130 м. Київ, вулиця Феодосійська, 2Л 1,317 0,936 22,3 198,8 176,5 68,8 46,5 149,0 69,5 18,37 1,46

4.1.10_1103_Московська-4 будинок житловий 144 м. Київ, шосе Стратегічне буд. 17 1,092 0,776 30,2 202,9 172,7 58,9 28,7 147,9 69,0 16,31 1,29

4.1.10_1103_Московська-4
будинок адміністративний СПД-ФО Світличний 
Ігор Петрович

133 м. Київ, проспект Науки, 11 а 0,047 0,033 23,3 199,3 176,0 66,3 43,0 129,2 59,9 0,47 0,03

4.1.10_1103_Московська-4 УС390 126 м. Київ, вулиця Велика Китаївська буд. 55а 0,643 0,457 23,2 199,2 176,1 73,2 50,1 148,4 69,2 7,36 0,58

4.1.10_1103_Московська-4
КП з експлуатації і ремонту житлового фонду 
"Житло-сервіс"

134 м. Київ, вулиця Велика Китаївська буд. 10а 1,015 0,722 22,6 198,9 176,4 64,9 42,4 148,4 69,2 16,07 1,27

4.1.11_1104 _Голосієво-1 УС325 184 м. Київ, вулиця Героїв Оборони буд. 10а 3,354 2,066 36,2 252,6 216,4 68,6 32,4 149,7 69,8 35,38 2,82

4.1.11_1104 _Голосієво-1 УС326 184 м. Київ, вулиця Потєхіна Полковника буд. 12 1,570 0,967 35,5 252,2 216,7 68,2 32,7 146,4 68,3 17,40 1,36

4.1.11_1104 _Голосієво-1
приміщення виробничі та адміністративні, 
деревообробний цех НУБПУ

171,87 м. Київ, провулок   Сільськогосподарський, 4 0,164 0,101 35,5 252,2 216,7 80,4 44,8 141,5 65,9 1,60 0,12

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №7А НУБПУ 183 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 12Б 0,122 0,075 36,7 252,8 216,2 69,8 33,2 145,7 67,9 1,13 0,09

4.1.11_1104 _Голосієво-1 будинок житловий відомчий НУБПУ 167,38 м. Київ, провулок   Сільськогосподарський, 1 0,224 0,138 35,7 252,3 216,6 84,9 49,3 141,4 65,9 2,07 0,16

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №8 НУБПУ 183,04 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 12 0,150 0,092 36,6 252,8 216,2 69,7 33,2 146,2 68,2 1,39 0,11

4.1.11_1104 _Голосієво-1 ДЗ №659 Управління освіти Голосіївської РДА 170,61 м. Київ, провулок   Сільськогосподарський, 4 0,118 0,073 35,5 252,2 216,7 81,6 46,1 141,7 66,0 1,35 0,10

4.1.11_1104 _Голосієво-1 УС324 181 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 14 0,401 0,247 36,8 252,9 216,1 71,9 35,1 148,6 69,3 3,73 0,30

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №11 НУБПУ 171,87 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 14А 0,519 0,320 36,9 252,9 216,1 81,1 44,2 148,3 69,2 4,80 0,38

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №7 НУБПУ 183,25 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 12А 0,221 0,136 36,7 252,8 216,2 69,6 32,9 146,3 68,2 2,04 0,16

4.1.11_1104 _Голосієво-1 СШ №116 Управління освіти Голосіївської РДА 176,5 м. Київ, провулок   Сільськогосподарський, 2 0,153 0,094 35,8 252,4 216,6 75,9 40,1 145,1 67,6 1,41 0,11

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №10 НУБПУ 183,61 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 11 0,581 0,358 36,5 252,7 216,2 69,1 32,6 147,9 69,0 6,72 0,53

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №3 НУБПУ 182 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 15 0,252 0,155 36,3 252,7 216,3 70,7 34,3 143,7 67,0 2,33 0,18

4.1.11_1104 _Голосієво-1
будинок адміністративний (будинок побуту) 
НУБПУ

182,31 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 12В 0,012 0,007 36,7 252,8 216,1 70,5 33,8 135,2 62,9 0,11 0,01

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №4 НУБПУ 184,54 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 13 0,683 0,421 36,2 252,6 216,4 68,1 31,8 146,6 68,4 7,62 0,60

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №3 НУБПУ 181,86 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 15 0,252 0,155 36,3 252,7 216,3 70,8 34,5 138,9 64,7 2,33 0,17

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №9 НУБПУ 181,72 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 18 0,181 0,111 36,4 252,7 216,3 71,0 34,6 146,8 68,5 1,93 0,15

4.1.11_1104 _Голосієво-1 корпус навчальний №12 НУБПУ 183,5 м. Київ, вулиця Потєхіна полковника, 16 2,222 1,369 32,7 250,8 218,1 67,3 34,6 147,6 68,9 27,55 2,17

4.1.12_1105_Голосієво-2 УС323 184 м. Київ, вулиця Героїв Оборони, 17 0,497 0,249 32,7 253,8 221,1 69,8 37,1 143,8 67,0 6,30 0,48

4.1.12_1105_Голосієво-2 будинок житловий 188 м. Київ, вулиця Родимцева Генерала буд. 11 0,666 0,334 32,8 253,8 221,1 65,8 33,1 148,7 69,4 10,93 0,87

4.1.12_1105_Голосієво-2 будинок житловий 192 м. Київ, вулиця Родимцева Генерала буд. 9 0,295 0,148 32,9 253,9 221,0 61,9 29,0 149,4 69,7 4,17 0,33

4.1.12_1105_Голосієво-2 корпус навчальний №1 НУБПУ 182 м. Київ, вулиця Родимцева генерала, 19 0,671 0,337 32,5 253,7 221,2 71,7 39,2 147,5 68,8 8,28 0,65

4.1.12_1105_Голосієво-2 УС322 178 м. Київ, вулиця Родимцева Генерала буд. 17 0,660 0,331 32,4 253,7 221,2 75,7 43,2 147,2 68,6 7,66 0,60

4.1.12_1105_Голосієво-2 УС321 193 м. Київ, вулиця Родимцева генерала, 7Б 3,741 1,878 31,2 253,1 221,8 60,1 28,8 149,8 69,9 50,73 4,05
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4.1.12_1105_Голосієво-2 УС318 187 м. Київ, вулиця Блакитного, 8 1,309 0,657 34,6 254,8 220,2 67,8 33,2 146,6 68,4 17,87 1,40

4.1.13_1201_Науки 24 гуртожиток НУХТ 139,86 м. Київ, проспект Науки, 26 0,490 0,428 12,7 190,8 178,1 51,0 38,2 94,6 69,7 29,09 0,72

4.1.13_1201_Науки 24 будинок житловий 143,75 м. Київ, проспект Науки буд. 30 1,101 0,961 10,3 189,6 179,3 45,8 35,5 94,4 69,6 52,09 1,29

4.1.13_1201_Науки 24 ЦТП 137 м. Київ, проспект Науки 24 1,563 1,364 24,2 196,6 172,4 59,6 35,4 95,0 70,0 42,22 1,06

4.1.13_1201_Науки 24 нежитлові приміщення ТОВ "Бауер груп Україна" 140,93 м. Київ, проспект Науки, 28 0,100 0,087 12,7 190,8 178,1 49,9 37,2 94,6 69,7 5,94 0,15

4.1.13_1201_Науки 24 гуртожиток НУХТ 143,18 м. Київ, проспект Науки, 28 0,084 0,073 10,7 189,8 179,1 46,6 35,9 94,2 69,4 4,99 0,12

4.1.16_1204_Кустанайська 12 будинок житловий 144,48 м. Київ, вулиця Костанайська буд. 14 0,140 0,098 22,8 208,4 185,6 63,9 41,1 94,0 69,3 5,91 0,15

4.1.16_1204_Кустанайська 12 будинок житловий 145,57 м. Київ, вулиця Костанайська буд. 12 0,184 0,129 18,5 206,2 187,7 60,6 42,1 93,8 69,1 7,76 0,19

4.1.16_1204_Кустанайська 12 будинок житловий 152,58 м. Київ, вулиця Костанайська буд. 14б 0,078 0,055 24,1 209,0 184,9 56,4 32,4 93,1 68,6 3,29 0,08

4.1.16_1204_Кустанайська 12 будинок житловий 153,87 м. Київ, вулиця Костанайська буд. 14а 0,080 0,056 24,4 209,2 184,8 55,3 30,9 94,3 69,5 3,37 0,08

4.1.16_1204_Кустанайська 12 будинок житловий 163,87 м. Київ, вулиця Козацька буд. 32 0,222 0,156 25,6 209,8 184,2 45,9 20,3 94,2 69,4 9,36 0,23

4.1.16_1204_Кустанайська 12 будинок житловий 146,23 м. Київ, вулиця Костанайська буд. 10 0,222 0,156 24,2 209,1 184,9 62,8 38,7 94,5 69,6 9,36 0,23

4.1.16_1204_Кустанайська 12
УО Голосіївської районної в м.Києві державної 
адміністрації

159,67 м. Київ, вулиця Козацька, 34 0,121 0,085 25,7 209,8 184,1 50,2 24,5 94,4 69,6 5,10 0,13

4.1.16_1204_Кустанайська 12 будинок житловий 156,03 м. Київ, вулиця Костанайська буд. 8 блок №1 0,081 0,057 26,3 210,1 183,8 54,1 27,8 94,1 69,3 3,42 0,08

4.1.16_1204_Кустанайська 12 будинок житловий 158,03 м. Київ, вулиця Костанайська буд. 8 блок №2 0,083 0,058 27,3 210,7 183,3 52,6 25,3 93,5 68,8 3,50 0,09

4.1.16_1204_Кустанайська 12 ЦТП 157,62 вул. Кустанаївська, 12 0,630 0,443 27,5 210,8 183,2 53,1 25,6 95,0 70,0 12,09 0,30

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 155,45 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 96 0,212 0,159 9,1 205,0 195,9 49,5 40,4 94,5 69,6 8,93 0,22

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 153,02 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 94 блок №2 0,200 0,150 19,5 210,2 190,7 57,2 37,7 94,4 69,5 8,42 0,21

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 гуртожиток №4 НУБПУ 159 м. Київ, вулиця Бурмистенка, 4 0,252 0,190 24,7 212,8 188,1 53,8 29,1 93,8 69,1 10,61 0,26

4.1.17_1205_Голосіївський94/96
будинок адміністративний У-ння праці та соц. 
захисту населеняя

158,34 м. Київ, вулиця Ломоносова, 5/3 0,036 0,027 27,4 214,2 186,8 55,9 28,4 93,6 69,0 1,52 0,04

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 153,47 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 94 блок №1 0,209 0,157 20,7 210,8 190,1 57,3 36,7 94,8 69,8 8,80 0,22

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 БН_КК_Жв2 158 Просп.Голосіївський( 40-річчя Жовтня), 94/96 1,265 0,951 28,3 214,7 186,3 56,7 28,3 95,0 70,0 24,24 0,61

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 156,36 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 98/2 0,330 0,248 4,4 202,6 198,2 46,2 41,9 94,4 69,5 13,90 0,35

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 160,73 м. Київ, вулиця Бурмистенка буд. 6 блок №1 0,200 0,150 25,9 213,4 187,5 52,7 26,8 94,4 69,6 8,42 0,21

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 160,27 м. Київ, вулиця Бурмистенка буд. 8 блок №2 0,190 0,143 25,2 213,1 187,9 52,8 27,6 94,7 69,8 8,00 0,20

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 162,58 м. Київ, вулиця Бурмистенка буд. 8/9 0,135 0,102 24,3 212,6 188,3 50,0 25,8 93,9 69,1 5,69 0,14

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 161,4 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 7 0,194 0,146 19,9 210,4 190,5 49,0 29,1 94,3 69,5 8,17 0,20

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 157,5 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 5 блок №1 0,196 0,147 25,5 213,2 187,7 55,7 30,2 93,9 69,1 8,25 0,20

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 155,66 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 5 блок №2 0,200 0,150 22,3 211,6 189,3 56,0 33,6 94,8 69,9 8,42 0,21

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 приміщення вбудовані ТОВ "Н.В.П." 156,61 м. Київ, проспект Голосіївський, 98/2 0,120 0,090 4,3 202,6 198,2 46,0 41,6 94,3 69,5 5,05 0,13

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 будинок житловий 158,65 м. Київ, вулиця Бурмистенка буд. 6 блок №2 0,194 0,146 26,3 213,6 187,4 55,0 28,7 94,5 69,6 8,17 0,20

4.1.18_1208_Волзька 12-а інтернат №11 Управління освіти Голосіївської РДА 149,79 м. Київ, вулиця Волзька, 12А 0,353 0,198 14,3 181,7 167,3 31,9 17,5 94,2 69,4 10,53 0,26

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 будинок житловий 155,36 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 9/14 0,265 0,206 23,9 202,5 178,5 47,1 23,2 94,3 69,4 11,13 0,28

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 НЦ Олександра Довженка 151,63 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 7/7 0,205 0,159 23,9 202,5 178,5 50,8 26,9 94,6 69,7 8,61 0,21

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 будинок житловий 144,39 м. Київ, провулок Задорожний буд. 6 0,138 0,107 24,3 202,7 178,3 58,3 33,9 94,3 69,4 5,80 0,14

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 БН КК_Вс1 143,46 Вул. Васильківська, 5/7 0,646 0,503 25,0 203,0 178,0 59,5 34,6 95,0 70,0 12,35 0,31

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 будинок житловий 146,03 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 5/7 0,269 0,209 24,6 202,8 178,2 56,8 32,2 94,8 69,9 11,30 0,28

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 будинок житловий 146,63 м. Київ, провулок Задорожний буд. 5 блок №1 0,254 0,198 22,9 201,9 179,0 55,3 32,4 94,1 69,4 10,67 0,26

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 будинок житловий 149,32 м. Київ, провулок Задорожний буд. 5/2 0,159 0,124 23,2 202,1 178,9 52,7 29,6 94,2 69,4 6,68 0,17
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4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 146,56 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 55 0,012 0,005 24,7 197,9 173,1 51,3 26,6 91,2 67,1 0,28 0,01

4.1.21_1212_Монтажників 28 ФО будинку Гранкін О.С. 153,31 м. Київ, вулиця Монтажників, 46 КВАРТИРА 4 0,008 0,003 15,5 193,2 177,7 39,9 24,4 91,9 67,6 0,19 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 БН КК 132,69 Вул. Монтажників, 28 0,345 0,148 25,0 198,0 173,0 65,3 40,3 95,0 70,0 3,64 0,09

4.1.21_1212_Монтажників 28 ФО Мироненко О.В. 153,78 м. Київ, вулиця Монтажників, 46 КВАРТИРА 1 0,007 0,003 15,6 193,3 177,7 39,5 23,9 92,1 67,8 0,16 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 164 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 99/1 0,173 0,074 15,6 193,3 177,6 29,3 13,6 93,4 68,8 4,02 0,10

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 140,9 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 31 0,052 0,022 23,3 197,1 173,8 56,2 32,9 92,8 68,3 1,21 0,03

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 133,75 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 13 0,048 0,021 22,6 196,8 174,2 63,1 40,4 90,1 66,3 1,11 0,03

4.1.21_1212_Монтажників 28
будинок приватний ЗГАРДАН АНДРІЙ 
МИКОЛАЙОВИЧ

161,17 м. Київ, вулиця Монтажників, 87 КВАРТИРА 1 0,007 0,003 19,6 195,3 175,7 34,1 14,5 90,0 66,2 0,16 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 141,72 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 43 0,013 0,006 24,0 197,5 173,5 55,8 31,8 91,4 67,2 0,30 0,01

4.1.21_1212_Монтажників 28
будинок приватний ВІЗЕРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР 
МИХАЙЛОВИЧ

136,17 м. Київ, вулиця Монтажників, 39 0,007 0,003 24,9 197,9 173,1 61,8 36,9 92,0 67,7 0,16 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 139,78 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 41 0,008 0,003 24,0 197,5 173,5 57,7 33,7 89,0 65,5 0,19 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок приватний ФО Волосатих Л.М. 131,24 м. Київ, вулиця Монтажників, 11 0,004 0,002 22,7 196,9 174,1 65,6 42,9 78,8 57,6 0,09 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 163,97 м. Київ, вулиця Лисичанська буд. 35/4 0,063 0,027 15,5 193,2 177,7 29,3 13,7 92,6 68,2 1,46 0,04

4.1.21_1212_Монтажників 28
Мироненко О.В. співласник багатоквартирного 
будинку 46 по вул. Монтажників

153,73 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 46 0,007 0,003 15,6 193,3 177,7 39,5 23,9 92,1 67,8 0,16 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 165,33 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 101 0,109 0,047 13,8 192,4 178,5 27,0 13,2 92,1 67,8 2,53 0,06

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 147,29 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 44 0,170 0,073 15,8 193,4 177,6 46,1 30,3 91,0 66,9 3,95 0,09

4.1.21_1212_Монтажників 28
Гранкін О.С. співласник багатоквартирного 
будинку 46 по вул. Монтажників

152,66 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 46 0,008 0,003 15,5 193,2 177,7 40,5 25,1 91,9 67,6 0,19 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок приватний Бриков Володимир Павлович 162,24 м. Київ, вулиця Монтажників, 89 0,009 0,004 19,6 195,3 175,7 33,0 13,4 90,5 66,6 0,21 0,01

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 138,04 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 33 0,010 0,004 24,5 197,8 173,2 59,7 35,2 85,1 62,4 0,23 0,01

4.1.21_1212_Монтажників 28
Назарова Т.І. співласник багатоквартирного 
будинку 46 по вул. Монтажників

152,57 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 46 0,008 0,003 15,5 193,2 177,7 40,6 25,2 91,9 67,6 0,19 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 159,42 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 75 0,050 0,022 20,8 195,9 175,1 36,5 15,7 93,5 68,9 1,16 0,03

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 165,65 м. Київ, вулиця Лисичанська буд. 33 0,065 0,028 15,4 193,2 177,7 27,5 12,1 92,0 67,7 1,51 0,04

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 135,99 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 25 0,014 0,006 23,0 197,0 174,0 61,0 38,0 90,5 66,5 0,33 0,01

4.1.21_1212_Монтажників 28
Орлова В.В. співласник багатоквартирного будинку 
46 по вул. Монтажників

151,96 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 46 0,006 0,003 15,5 193,2 177,7 41,2 25,8 91,9 67,6 0,14 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 149,42 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 53 0,051 0,022 23,7 197,4 173,6 47,9 24,2 93,6 68,9 1,18 0,03

4.1.21_1212_Монтажників 28 ФО Назарова Т.І. 153,27 м. Київ, вулиця Монтажників, 46 КВАРТИРА 2 0,008 0,003 15,6 193,3 177,7 40,0 24,4 92,1 67,8 0,19 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28 будинок житловий 166,47 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 103 0,100 0,043 13,7 192,3 178,6 25,9 12,1 91,8 67,6 2,32 0,06

4.1.21_1212_Монтажників 28 гуртожиток ТОВ "Бісан-інвест" 155,35 м. Київ, вулиця Травнева, 3 0,176 0,076 15,8 193,4 177,6 38,0 22,2 92,3 67,9 4,09 0,10

4.1.21_1212_Монтажників 28 ФО Орлова В.В. 154,08 м. Київ, вулиця Монтажників, 46 КВАРТИРА 3 0,006 0,003 15,6 193,3 177,7 39,2 23,6 92,1 67,8 0,14 0,00

4.1.21_1212_Монтажників 28
будинок приватний АЖГИРЕЇВ ЇВГЕН 
ВИТАЛЬОВИЧ

141,25 м. Київ, вулиця Монтажників, 45 0,012 0,005 24,8 197,9 173,1 56,6 31,9 92,7 68,2 0,28 0,01

4.1.22_1213 Деміївський 3 будинок житловий 142,1 м. Київ, провулок Деміївський буд. 8 0,110 0,119 18,8 200,4 181,6 58,3 39,5 93,9 69,1 4,77 0,12

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв БН КК_Дмв 141,25 Пров. Деміївський, 3 0,251 0,272 20,0 201,0 181,0 59,7 39,8 95,0 70,0 4,96 0,12

4.1.22_1213 Деміївський 3 будинок житловий 138,82 м. Київ, провулок Деміївський буд. 6 0,109 0,118 18,6 200,3 181,7 61,5 42,9 93,6 68,9 4,72 0,12

4.1.22_1213 Деміївський 3
Київська міська наркологічна клінічна лікарня 
"Соціотерапія"

142,23 м. Київ, провулок   Деміївський, 5А 0,011 0,012 19,8 200,9 181,1 58,7 38,9 91,5 67,3 0,48 0,01

4.1.22_1213 Деміївський 3 будинок житловий 143,42 м. Київ, провулок Деміївський буд. 7 0,092 0,100 19,3 200,7 181,3 57,2 37,9 93,8 69,1 3,99 0,10
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4.1.22_1213 Деміївський 3
Київська міська наркологічна клінічна лікарня 
"Соціотерапія"

143,42 м. Київ, провулок   Деміївський, 5А 0,114 0,124 17,8 199,9 182,1 56,5 38,7 94,4 69,5 4,95 0,12

4.1.23_1214_Голосіївська 19 будинок житловий 119,02 м. Київ, вулиця Голосіївська буд. 19 0,360 0,233 20,5 188,7 168,2 69,7 49,2 94,8 69,8 14,00 0,35

4.1.23_1214_Голосіївська 19 будинок житловий 127,47 м. Київ, вулиця Добрий Шлях буд. 7 0,297 0,192 15,5 186,2 170,7 58,7 43,2 94,2 69,4 11,55 0,29

4.1.23_1214_Голосіївська 19 БН_КК_Глс 119,63 Вул. Голосіївська, 19 0,295 0,191 24,2 190,6 166,4 70,9 46,8 95,0 70,0 5,22 0,13

4.1.23_1214_Голосіївська 19 будинок житловий 123,85 м. Київ, вулиця Добрий Шлях буд. 5 0,285 0,185 17,3 187,1 169,8 63,3 46,0 94,6 69,7 11,09 0,28

4.1.23_1214_Голосіївська 19 будинок житловий 125,52 м. Київ, вулиця Добрий Шлях буд. 5а 0,204 0,132 16,6 186,8 170,1 61,3 44,6 94,4 69,5 7,93 0,20

4.1.24_1215_Монтажників 1 будинок житловий 123,21 м. Київ, вулиця Монтажників буд. 1 0,485 0,079 11,5 164,2 152,8 41,0 29,6 94,9 69,9 16,57 0,41

4.1.25_1216 Бубнова 4
їдальня ДНЗ "КРВ професійне училище 
будівництва"

152,54 м. Київ, вулиця Маричанська , 4 0,070 0,055 14,0 195,5 181,5 43,0 29,0 93,7 69,0 2,32 0,06

4.1.25_1216 Бубнова 4
гуртожиток ДНЗ "КРВ професійне училище 
будівництва"

157,18 м. Київ, вулиця Маричанська , 4 0,400 0,315 12,0 194,5 182,5 37,3 25,3 94,8 69,9 13,24 0,33

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 БН КК_Бб4 151 Вул. Бубнова (Маричанська), 4 1,663 1,310 14,2 195,6 181,4 44,6 30,4 95,0 70,0 25,04 0,63

4.1.25_1216 Бубнова 4
майстерня №1 ДНЗ "КРВ професійне училище 
будівництва"

157,22 м. Київ, вулиця Маричанська , 4 0,220 0,173 11,4 194,2 182,8 37,0 25,6 94,7 69,7 7,28 0,18

4.1.25_1216 Бубнова 4
корпус навчальний ДНЗ "КРВ професійне училище 
будівництва"

152,68 м. Київ, вулиця Маричанська , 4 0,950 0,749 11,4 194,2 182,8 41,5 30,1 94,6 69,7 31,44 0,78

4.1.25_1216 Бубнова 4
майстерня №2 ДНЗ "КРВ професійне училище 
будівництва"

153,51 м. Київ, вулиця Маричанська , 4 0,150 0,118 13,6 195,3 181,7 41,8 28,2 94,7 69,8 4,96 0,12

4.1.26_1302 Добрий шлях 64 будинок житловий 146,07 м. Київ, вулиця Добрий Шлях буд. 64 0,090 0,048 9,8 168,9 159,1 22,8 13,0 94,9 69,9 2,90 0,07

4.1.28_1401_Козацька, 67а будинок житловий 173,17 м. Київ, вулиця Козацька буд. 67 0,060 0,037 13,3 205,2 191,8 32,0 18,7 93,8 69,1 2,51 0,06

4.1.28_1401_Козацька, 67а ОСББ "Козачка" 180,99 м. Київ, вулиця Козацька буд. 67б 0,043 0,026 13,7 205,3 191,7 24,3 10,7 92,9 68,4 1,80 0,04

4.1.28_1401_Козацька, 67а ТДВ КМЗ "Стенд" 176,74 м. Київ, вулиця Козацька буд. 67а 0,043 0,026 14,3 205,7 191,3 28,9 14,6 94,9 70,0 1,80 0,04

4.1.29_4102_Жуляни ТОВ  "КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ" 176,81 м. Київ, вулиця Ернста, 16Б (СЕКЦІЯ 1,2) 1,959 0,936 37,1 255,3 218,3 78,5 41,5 149,8 69,9 19,27 1,54

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 175,26 м. Київ, вулиця Пулюя Івана буд. 3 1,950 0,932 36,1 254,8 218,7 79,6 43,5 149,3 69,7 13,98 1,11

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 179 м. Київ, вулиця Пулюя Івана буд. 2-4 0,808 0,386 41,5 257,6 216,1 78,6 37,1 148,1 69,1 8,41 0,66

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 171 м. Київ, вулиця Кадетський Гай буд. 7 0,970 0,464 41,7 257,7 216,0 86,7 45,0 148,8 69,4 6,95 0,55

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 170 м. Київ, вулиця Пулюя Івана буд. 5б 0,970 0,464 42,3 258,0 215,7 88,0 45,7 149,1 69,6 6,95 0,55

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 172,62 м. Київ, вулиця Пулюя Івана буд. 1а 0,960 0,459 40,2 256,9 216,7 84,3 44,1 148,5 69,3 6,88 0,55

4.1.29_4102_Жуляни
ДЗ №109 "Золотий ключик" УО Солом'янської РДА 
в м.Києві

169,5 м. Київ, вулиця Пулюя Івана, 3А 0,800 0,382 36,3 254,9 218,6 85,4 49,1 149,2 69,6 7,96 0,63

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 176,49 м. Київ, вулиця Кадетський Гай буд. 3 2,657 1,270 44,1 258,9 214,9 82,5 38,4 149,8 69,9 27,00 2,16

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 177 м. Київ, вулиця Ернста Федора буд. 16Б 1,959 0,936 37,1 255,3 218,3 78,3 41,3 149,8 69,9 19,27 1,54

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 176,98 м. Київ, вулиця Ернста Федора буд. 16А 1,959 0,936 37,1 255,3 218,3 78,3 41,3 149,8 69,9 19,27 1,54

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий ТОВ "Кадетський Гай" 176,68 м. Київ, вулиця Ернста Федора буд. 16В 1,458 0,697 37,1 255,3 218,3 78,6 41,6 149,8 69,9 13,38 1,07

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 176,78 м. Київ, вулиця Ернста Федора буд. 16Б 1,458 0,697 37,1 255,3 218,3 78,5 41,5 149,8 69,9 13,38 1,07

4.1.29_4102_Жуляни житловий будинок 174,25 м. Київ, вулиця Ернста, 16 0,492 0,235 37,1 255,3 218,3 81,1 44,0 149,8 69,9 5,08 0,41

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 175,5 м. Київ, вулиця Пулюя Івана буд. 1 1,750 0,837 35,5 254,5 219,0 79,0 43,5 148,1 69,1 12,55 0,99

4.1.29_4102_Жуляни
будівельний майданчик ТОВ "Кадетський Гай" 
вбудовані приміщення

178,05 м. Київ, вулиця Кадетський Гай, 16 0,118 0,056 47,3 260,6 213,3 82,5 35,3 149,5 69,8 1,03 0,08

4.1.29_4102_Жуляни комплекс торгівельний ТОВ "Соларіс" 180,4 м. Київ, вулиця Ернста, 14 0,503 0,240 37,1 255,3 218,3 74,9 37,9 149,8 69,9 4,59 0,37

4.1.29_4102_Жуляни ЦТП 173,86 вул. Пулюя  Івана 5 3,360 1,606 31,7 252,6 220,8 78,7 47,0 149,8 69,9 48,18 3,85

4.1.29_4102_Жуляни СШ №318 УО Солом'янської РДА в м.Києві 165 м. Київ, вулиця Пулюя Івана, 3Б 2,572 1,229 34,9 254,2 219,3 89,2 54,3 148,6 69,3 22,38 1,77

4.1.29_4102_Жуляни ДЗ №63 УО Солом'янської РДА в м.Києві 171 м. Київ, вулиця Кадетський Гай, 5 0,505 0,241 42,0 257,9 215,9 86,9 44,9 148,8 69,4 5,49 0,44

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 179 м. Київ, вулиця Пулюя Івана буд. 2-4 1,505 0,719 41,5 257,6 216,1 78,6 37,1 148,1 69,1 15,45 1,22

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 170,35 м. Київ, вулиця Пулюя Івана буд. 5а 1,300 0,621 41,7 257,7 216,0 87,4 45,7 149,3 69,7 11,69 0,93
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4.1.29_4102_Жуляни ОСББ "Гай,9" 165 м. Київ, вулиця Кадетський Гай буд. 9 1,170 0,559 41,2 257,5 216,3 92,5 51,3 148,7 69,4 8,39 0,67

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 172 м. Київ, вулиця Кадетський Гай буд. 6 1,879 0,898 46,3 260,1 213,8 88,1 41,8 149,0 69,5 18,87 1,50

4.1.29_4102_Жуляни будинок житловий 166,2 м. Київ, вулиця Кадетський Гай буд. 11 1,860 0,889 41,6 257,7 216,1 91,5 49,9 149,2 69,6 13,34 1,06

4.1.30_4201_Медова 1 прохідна КП "КТЕ" СП "КТМ" 181,27 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 18 0,002 0,001 6,9 229,4 222,4 48,1 41,2 109,5 66,5 0,03 0,00

4.1.30_4201_Медова 1 корпус навчальний КНУБіА 178,28 м. Київ, вулиця Медова, 3 0,200 0,125 18,8 235,4 216,6 57,1 38,3 112,8 68,6 3,18 0,14

4.1.30_4201_Медова 1 цех КП "ДУО ЖФ Солом. РДА в м.Києві" 181,59 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 18А 0,080 0,050 6,7 229,3 222,5 47,7 40,9 109,0 66,2 1,14 0,05

4.1.30_4201_Медова 1 БПО КП "КТЕ" СП "КТМ" 182,19 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 18 0,016 0,010 6,6 229,2 222,6 47,0 40,4 101,0 61,1 0,25 0,01

4.1.30_4201_Медова 1
корпус адміністративний (споруда аеродромного 
двору) НАУ

180 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 20 0,191 0,119 4,2 228,0 223,8 48,0 43,8 109,6 66,6 3,04 0,13

4.1.30_4201_Медова 1 компресорна КП "КТЕ" СП "КТМ" 181,75 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 18 0,011 0,007 6,6 229,2 222,6 47,5 40,8 101,8 61,7 0,18 0,01

4.1.30_4201_Медова 1 корпус адміністративний (спецавтополігон) НАУ 179,85 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 20 0,141 0,088 5,6 228,7 223,1 48,8 43,2 110,2 67,0 2,24 0,10

4.1.30_4201_Медова 1 корпус технічної експлуатації НАУ 178 м. Київ, вулиця Медова, 1 0,154 0,096 19,3 235,6 216,4 57,6 38,4 114,1 69,4 2,45 0,11

4.1.30_4201_Медова 1 корпус адміністративний (радіополігон) НАУ 177,49 м. Київ, вулиця Медова, 1 0,177 0,110 18,6 235,3 216,7 57,8 39,2 112,5 68,4 2,82 0,12

4.1.30_4201_Медова 1 виробничі приміщення КП "КТЕ" СП "КТМ" 182 м. Київ, вулиця Народного ополчення, 18 0,112 0,070 6,7 229,2 222,6 47,2 40,6 108,4 65,8 1,75 0,07

4.1.31_4204_Білгородська 7 УС1263 186 м. Київ, вулиця Зерових Братів буд. 21 1,142 0,770 30,0 237,0 207,0 51,0 21,0 94,8 69,8 52,34 1,31

4.1.31_4204_Білгородська 7 УС1279 187 м. Київ, вулиця Зерових Братів буд. 23 1,088 0,734 31,0 237,5 206,5 50,5 19,5 94,9 70,0 49,88 1,25

4.1.32_4208_Смілянська 11 гуртожиток Науково-методичний центр ВФПО 182,66 м. Київ, вулиця Смілянська, 11 0,430 0,335 30,3 229,1 198,8 46,5 16,2 94,8 69,8 13,52 0,34

4.1.32_4208_Смілянська 11 будинок житловий 182,58 м. Київ, вулиця Смілянська буд. 13 0,390 0,304 31,9 229,9 198,1 47,4 15,5 94,6 69,7 12,52 0,31

4.1.33_4220_Волинська 69 будинок житловий 181,74 м. Київ, вулиця Волинська буд. 69 0,201 0,108 22,7 222,8 200,2 41,1 18,4 94,8 69,9 8,17 0,20

4.1.33_4220_Волинська 69 будинок житловий 181,79 м. Київ, проспект Повітрофлотський буд. 84 0,311 0,166 22,1 222,5 200,5 40,7 18,7 94,7 69,7 12,65 0,32

4.1.33_4220_Волинська 69 Вол БН КК_Вол 182,01 Вул. Волинська, 69 0,251 0,134 22,8 222,9 200,1 40,9 18,1 95,0 70,0 4,64 0,12

4.1.34_4405_Каменярів 32
УО Солом'янської районної в м. Києві 
держадміністрації

147 м. Київ, вулиця Каменярів, 32 0,254 0,254 21,8 185,9 164,1 38,9 17,1 94,8 69,8 10,16 0,25

4.1.35_4406_Каменярів 50
УО Солом'янської районної в м. Києві 
держадміністрації

168 м. Київ, вулиця Каменярів, 50Б 0,166 0,080 16,1 196,6 180,4 28,6 12,4 94,9 70,0 5,63 0,14

4.1.36_6101_Московська-1 УС346 162 м. Київ, вулиця Сєченова буд. 10 блок №2 4,167 2,367 31,1 239,4 208,3 77,4 46,3 146,1 68,1 38,72 3,02

4.1.36_6101_Московська-1 УС340 179 м. Київ, вулиця Ломоносова, 34/1 5,340 3,033 36,1 242,0 205,9 63,0 26,9 149,2 69,6 42,54 3,39

4.1.36_6101_Московська-1 УС348 168 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 116А 2,749 1,561 32,7 240,3 207,6 72,3 39,6 147,8 69,0 24,82 1,96

4.1.36_6101_Московська-1 УС339 184 м. Київ, вулиця Михайла Максимовича, 9 6,695 3,803 35,2 241,6 206,3 57,6 22,3 149,1 69,5 56,47 4,49

4.1.36_6101_Московська-1 УС333 176 м. Київ, вулиця Ломоносова, 45 2,037 1,157 36,3 242,1 205,8 66,1 29,8 149,7 69,8 17,43 1,39

4.1.36_6101_Московська-1 УС329 182,5 м. Київ, проспект Голосіївський буд. 130/57 7,764 4,410 34,8 241,3 206,5 58,8 24,0 149,4 69,7 68,77 5,48

4.1.36_6101_Московська-1 УС349 174
м. Київ, проспект Голосіївський буд. 118 блок 
№1

2,611 1,483 33,8 240,8 207,0 66,8 33,0 147,8 68,9 22,76 1,79

4.1.36_6101_Московська-1 УС330 176,5 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 53а 3,856 2,190 34,9 241,4 206,5 64,9 30,0 149,3 69,7 34,94 2,78

4.1.36_6101_Московська-1 УС332 176,5 м. Київ, вулиця Васильківська, 94 1,542 0,876 37,2 242,6 205,4 66,1 28,9 148,8 69,4 12,07 0,96

4.1.36_6101_Московська-1
корпус Інституту післядипломної освіти КНУ ім. 
Тараса Шевченка

183 м. Київ, вулиця Васильківська, 36 0,716 0,407 33,3 240,6 207,3 57,6 24,3 147,8 68,9 5,25 0,41

4.1.36_6101_Московська-1 УС334 175 м. Київ, вулиця Ломоносова, 37 2,369 1,346 33,6 240,7 207,1 65,7 32,1 149,1 69,6 19,33 1,54

4.1.36_6101_Московська-1 УС335 178 м. Київ, вулиця Ломоносова, 51 1,558 0,885 36,5 242,2 205,7 64,2 27,7 149,5 69,8 13,52 1,08

4.1.36_6101_Московська-1 УС336 184 м. Київ, вулиця Ломоносова, 63 5,754 3,268 30,1 238,9 208,8 54,9 24,8 149,4 69,7 49,10 3,91

4.1.36_6101_Московська-1 УС337 187 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 71Г 16,575 9,415 24,6 236,1 211,5 49,1 24,5 149,7 69,9 138,83 11,09

4.1.36_6101_Московська-1 гуртожиток ІПДО КНУ ім. Тараса Шевченка 183 м. Київ, вулиця Васильківська, 36 0,778 0,442 33,3 240,6 207,3 57,6 24,3 147,8 68,9 8,98 0,71

4.1.36_6101_Московська-1 УС2029 181 м. Київ, вулиця Максимовича Михайла буд. 3Д 7,758 4,407 33,2 240,5 207,3 59,5 26,3 149,2 69,6 64,26 5,11

4.1.36_6101_Московська-1 УС342 177 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 30/1 1,381 0,784 33,8 240,8 207,0 63,8 30,0 148,7 69,4 11,38 0,90
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4.1.36_6101_Московська-1 УС341 177 м. Київ, вулиця Васильківська буд. 40а 0,973 0,553 33,4 240,6 207,2 63,6 30,2 147,4 68,8 8,06 0,63

4.1.36_6101_Московська-1 УС338 188 м. Київ, вулиця Ломоносова буд. 75 15,266 8,671 28,9 238,3 209,4 50,3 21,4 149,5 69,8 125,01 9,97

4.1.37_6102_Феофанія будинок адміністративний 183 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 15 3,163 1,230 3,9 238,8 234,9 55,8 51,9 148,2 69,2 30,72 2,43

4.1.37_6102_Феофанія УС303 184 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 21 2,104 0,818 40,9 257,9 217,0 73,9 33,0 149,9 69,9 18,66 1,49

4.1.37_6102_Феофанія будинок житловий 182,5 м. Київ, вулиця Заболотного Академіка буд. 142 0,401 0,156 15,7 244,9 229,1 62,4 46,6 146,1 68,1 4,88 0,38

4.1.37_6102_Феофанія СШ №236 Управління освіти Голосіївської РДА 182 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 144 0,626 0,244 16,0 245,0 229,0 63,0 47,0 145,6 67,9 6,66 0,52

4.1.37_6102_Феофанія
спальний корпус (дитяча туристсько-екскурсійна 
база) КПНЗ "Київський центр дитячо-юнацького 
туризму,

184 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 144 0,388 0,151 16,0 245,0 229,0 61,0 45,0 146,2 68,2 4,54 0,35

4.1.37_6102_Феофанія УС302 184 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 21 8,922 3,471 40,7 257,8 217,1 73,8 33,1 148,8 69,4 83,10 6,59

4.1.37_6102_Феофанія УС305 185 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 13 0,048 0,019 17,4 245,7 228,4 60,7 43,4 117,8 54,4 0,49 0,03

4.1.37_6102_Феофанія УС301 185 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 21 4,472 1,740 42,2 258,5 216,4 73,5 31,4 149,4 69,7 42,65 3,40

4.1.37_6102_Феофанія УС306 182 м. Київ, вулиця Заболотного Академіка буд. 138 2,349 0,914 11,3 242,6 231,3 60,6 49,3 147,9 69,0 24,02 1,90

4.1.37_6102_Феофанія будинок житловий 186,5 м. Київ, вулиця Заболотного Академіка буд. 130 0,200 0,078 9,7 241,8 232,1 55,3 45,6 146,0 68,1 1,65 0,13

4.1.37_6102_Феофанія гуртожиток ТОВ  "Сейм-93" 187 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 134 0,224 0,087 11,1 242,5 231,4 55,5 44,4 146,8 68,5 2,74 0,21

4.1.37_6102_Феофанія УС307 186,3
м. Київ, вулиця Заболотного Академіка буд. 
126/1

1,981 0,771 8,5 241,2 232,6 54,9 46,3 146,3 68,2 21,13 1,65

4.1.37_6102_Феофанія будинок житловий 183 м. Київ, вулиця Заболотного Академіка буд. 140 0,272 0,106 15,7 244,8 229,2 61,8 46,2 145,1 67,6 3,32 0,26

4.1.37_6102_Феофанія УС304 185 м. Київ, вулиця Заболотного академіка, 148 2,429 0,945 17,1 245,6 228,5 60,6 43,5 148,6 69,3 22,37 1,77

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 82 0,235 0,163 32,7 178,8 146,1 81,8 49,1 147,2 68,6 2,03 0,16

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 96,54 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 80 0,879 0,608 34,7 179,8 145,2 83,3 48,6 149,7 69,9 7,60 0,61

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 31 0,447 0,309 33,6 179,3 145,7 82,3 48,7 149,0 69,5 3,87 0,31

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 29 0,445 0,308 29,6 177,2 147,6 80,2 50,6 149,3 69,7 3,85 0,31

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 96,66 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 27 0,320 0,221 32,9 178,9 146,0 82,2 49,4 147,9 69,0 2,77 0,22

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 ЦТП 96,19 вул. Набережно-Корчуватська 56/66 б.2 1,254 0,868 31,9 178,4 146,5 82,2 50,3 148,4 69,2 21,69 1,72

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 ДЗ №596 Управління освіти Голосіївської РДА 97,77 м. Київ, вулиця Новопирогівська, 31 0,180 0,125 30,7 177,8 147,1 80,0 49,3 147,4 68,8 1,56 0,12

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84
поліклініка Поліклініка сімейних лікарів 
"Корчувате"

96,7 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 56/66 0,102 0,071 31,8 178,4 146,5 81,7 49,8 142,0 66,1 1,18 0,09

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 Державне підприємство "Наш дім" 96,96
м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 
56/66 блок №б

0,220 0,152 31,6 178,2 146,7 81,3 49,7 145,6 67,9 1,90 0,15

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 Державне підприємство "Наш дім" 97,11
м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 
56/66 блок №а

0,220 0,152 31,7 178,3 146,6 81,2 49,5 147,1 68,6 1,90 0,15

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84
будинок житловий КП "ЖЕО-111 Голосіївської 
району"

96,7 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 68 0,381 0,263 30,3 177,6 147,3 80,9 50,6 148,6 69,3 3,90 0,31

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 96,74 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 68 0,821 0,568 30,3 177,6 147,3 80,8 50,5 148,6 69,3 11,19 0,89

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97,17
м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 
56/66 блок №3

0,212 0,147 31,8 178,4 146,5 81,2 49,4 145,8 68,0 1,83 0,14

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 96,97
м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 
56/66 блок №2

0,205 0,142 31,8 178,4 146,5 81,4 49,6 145,6 67,9 1,77 0,14

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 84 0,202 0,140 32,7 178,8 146,1 81,8 49,1 146,8 68,5 1,75 0,14
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4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97,35 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 86 0,517 0,358 33,3 179,1 145,8 81,8 48,5 149,5 69,8 7,16 0,57

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 33 0,314 0,217 33,8 179,4 145,6 82,4 48,6 148,9 69,5 2,72 0,22

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 96,57 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 27/2 0,745 0,515 32,9 178,9 146,0 82,3 49,5 147,9 69,0 6,44 0,51

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 96,7 м. Київ, провулок Плещеєва буд. 34 0,269 0,186 33,9 179,4 145,5 82,7 48,8 145,4 67,8 2,33 0,18

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 корпус навчальний ННЦ ПТО НАПУ 96,25 м. Київ, вулиця Корчуватська, 78 0,264 0,183 34,0 179,5 145,5 83,2 49,2 147,9 69,0 2,28 0,18

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 98 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 92 0,179 0,124 29,8 177,3 147,5 79,3 49,5 148,3 69,2 1,54 0,12

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 98 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 94 0,320 0,221 28,6 176,7 148,1 78,7 50,1 148,5 69,3 2,77 0,22

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 98 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 90 0,460 0,318 28,5 176,7 148,1 78,7 50,1 148,3 69,2 3,98 0,31

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 96,91 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 25 0,335 0,232 27,4 176,1 148,7 79,2 51,8 149,3 69,6 2,90 0,23

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 СШ №273 Управління освіти Голосіївської РДА 98 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 94А 0,902 0,624 26,1 175,4 149,3 77,4 51,3 148,4 69,2 9,98 0,79

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97,05 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 21 0,317 0,219 26,9 175,8 148,9 78,8 51,9 146,8 68,4 2,74 0,21

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 23 0,377 0,261 27,3 176,0 148,7 79,0 51,7 148,9 69,5 3,26 0,26

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97,57 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська буд. 96 0,510 0,353 26,7 175,7 149,0 78,1 51,5 147,7 68,9 4,41 0,35

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84
СШ№273 молодша Управління освіти 
Голосіївської РДА

98 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 94А 0,095 0,066 26,1 175,4 149,3 77,4 51,3 148,4 69,2 0,82 0,06

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84
СШ №273 (спортзал) Управління освіти 
Голосіївської РДА

98 м. Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 94А 0,077 0,053 26,1 175,4 149,3 77,4 51,3 148,4 69,2 0,67 0,05

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 97,04 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 19 0,524 0,363 26,8 175,8 149,0 78,7 51,9 147,1 68,6 4,53 0,36

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 ЦТП 96,63 вул. Новопирогівська 25 4,324 2,992 27,4 176,1 148,7 79,5 52,0 149,5 69,8 74,81 5,97

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 ЦТП 98 Наб Корчуватська, 92 1,382 0,956 29,8 177,3 147,5 79,3 49,5 149,6 69,8 23,91 1,91

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 ЦТП 97,84 Новопирогівська, 19 0,987 0,683 27,3 176,0 148,7 78,2 50,9 148,5 69,3 17,08 1,35

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 будинок житловий 96,53 м. Київ, вулиця Новопирогівська буд. 25/2 0,323 0,224 33,1 179,0 145,9 82,5 49,4 145,3 67,7 2,79 0,22

4.1.39_6202_Конча-Заспа Будинок відпочинку "Конча-Заспа" ДУС 102,5 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 15 0,146 0,087 32,3 166,6 134,3 64,1 31,8 148,5 69,3 2,12 0,17

4.1.39_6202_Конча-Заспа Будинок відпочинку "Конча-Заспа" ДУС 102,88 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 14 0,289 0,172 33,0 167,0 134,0 64,1 31,1 148,9 69,5 3,88 0,31

4.1.39_6202_Конча-Заспа будинок житловий 104 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 4 0,084 0,050 34,4 167,7 133,3 63,7 29,3 144,3 67,3 0,79 0,06

4.1.39_6202_Конча-Заспа Будинок відпочинку "Конча-Заспа" ДУС 103 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 11 0,572 0,340 30,8 165,8 135,1 62,8 32,1 148,7 69,4 7,55 0,60

4.1.39_6202_Конча-Заспа ЦТП 102,88 Матикіна, 11 а 0,269 0,160 34,9 168,0 133,0 65,1 30,1 149,9 69,9 5,04 0,40

4.1.39_6202_Конча-Заспа ЦТП 103,08 вул. Матикіна генерала 3 0,409 0,243 34,5 167,7 133,3 64,6 30,2 149,2 69,6 7,67 0,61

4.1.39_6202_Конча-Заспа будинок житловий 102,31 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 17 0,174 0,104 32,1 166,5 134,4 64,2 32,1 148,2 69,1 1,63 0,13

4.1.39_6202_Конча-Заспа будинок житловий 102,12 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 18 0,202 0,120 32,1 166,5 134,4 64,4 32,3 147,7 68,9 1,89 0,15

4.1.39_6202_Конча-Заспа будинок житловий ОСББ "Матикіна генерала 16" 102,41 м. Київ, вулиця Матикіна генерала, 16 0,826 0,491 29,0 164,9 135,9 62,5 33,5 149,2 69,6 11,50 0,92

4.1.39_6202_Конча-Заспа Будинок відпочинку "Конча-Заспа" ДУС 103 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 9 0,152 0,090 34,8 167,9 133,1 64,9 30,1 148,8 69,4 2,08 0,17

4.1.39_6202_Конча-Заспа Будинок відпочинку "Конча-Заспа" ДУС 103 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 11А 0,628 0,374 34,0 167,5 133,5 64,5 30,5 149,4 69,7 8,41 0,67

4.1.39_6202_Конча-Заспа ДЗ №73 Управління освіти Голосіївської РДА 102,4 м. Київ, вулиця Матикіна генерала, 5 0,070 0,042 34,9 168,0 133,0 65,6 30,6 145,9 68,0 0,66 0,05

4.1.39_6202_Конча-Заспа будинок житловий 103,35 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 6 0,058 0,035 34,4 167,7 133,3 64,4 29,9 143,5 66,9 0,54 0,04

4.1.39_6202_Конча-Заспа будинок житловий 103,71 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 8 0,058 0,035 34,4 167,7 133,3 64,0 29,6 143,2 66,7 0,54 0,04

4.1.39_6202_Конча-Заспа будинок житловий 102,47 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 2 0,070 0,042 34,5 167,7 133,3 65,3 30,8 141,7 66,0 0,66 0,05

4.1.39_6202_Конча-Заспа
будинок адміністративний УКТта ОКС  
Голосіївської РДА в м.Києві

103,41 м. Київ, вулиця Матикіна генерала, 10 0,070 0,042 34,5 167,7 133,2 64,3 29,8 144,7 67,5 0,66 0,05

4.1.39_6202_Конча-Заспа ТОВ "Берізки-Сервіс" 103 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 12 1,419 0,844 29,8 165,3 135,5 62,3 32,5 149,9 69,9 18,68 1,49
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4.1.39_6202_Конча-Заспа
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРІЗКИ-СЕРВІС"

103,05 м. Київ, вулиця Матикіна генерала, 12 1,024 0,610 29,8 165,3 135,5 62,3 32,5 149,9 69,9 11,58 0,93

4.1.39_6202_Конча-Заспа будинок житловий 101,15 м. Київ, вулиця Матикіна Генерала буд. 3 0,676 0,402 34,7 167,8 133,2 66,7 32,0 145,5 67,9 6,33 0,49

4.1.41_6205_Науки 64 будинок житловий 154,59 м. Київ, проспект Науки буд. 74/2 0,088 0,053 11,2 215,1 203,8 60,5 49,2 93,6 69,0 3,41 0,08

4.1.41_6205_Науки 64 будинок житловий 160,39 м. Київ, проспект Науки буд. 59 0,198 0,120 20,0 219,5 199,5 59,1 39,1 93,9 69,2 7,68 0,19

4.1.41_6205_Науки 64 будинок житловий 167 м. Київ, проспект Науки буд. 62 0,189 0,115 24,0 221,5 197,5 54,5 30,5 94,6 69,7 7,33 0,18

4.1.41_6205_Науки 64 будинок житловий 166,6 м. Київ, проспект Науки буд. 64 0,185 0,112 19,1 219,0 199,9 52,4 33,3 94,7 69,8 7,18 0,18

4.1.41_6205_Науки 64 будинок житловий 161 м. Київ, проспект Науки буд. 70/1 0,149 0,090 20,3 219,6 199,3 58,6 38,3 94,4 69,6 5,78 0,14

4.1.41_6205_Науки 64 Реконструкція будівлі магазину з прибудовою 160,95 м. Київ, просп. Науки, 68 0,057 0,035 20,2 219,6 199,4 58,6 38,4 93,9 69,2 2,21 0,05

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 БН КК 167 Просп. Науки, 64 0,355 0,215 25,0 222,0 197,0 55,0 30,0 95,0 70,0 6,26 0,16

4.1.41_6205_Науки 64 Товариство з обмеженою відповідальністю "Лані" 153,35 м. Київ, проспект Науки буд. 76 0,283 0,171 13,4 216,1 202,8 62,8 49,4 93,6 68,9 8,46 0,21

4.1.41_6205_Науки 64 ПрАТ "Жилкомунсервіс" 158,22 м. Київ, проспект Науки буд. 72 0,190 0,115 11,9 215,4 203,5 57,2 45,3 94,0 69,3 7,37 0,18

4.1.41_6205_Науки 64 будинок житловий 155,92 м. Київ, проспект Науки буд. 74 0,102 0,062 11,2 215,1 203,8 59,1 47,9 93,6 69,0 3,96 0,10

4.1.41_6205_Науки 64 будинок житловий 151,03 м. Київ, проспект Науки буд. 78 0,151 0,092 13,1 216,0 202,9 65,0 51,9 93,1 68,6 4,78 0,12

4.1.42_6206_Китаївська 22 будинок житловий 107,18 м. Київ, проспект Науки буд. 88а 0,553 0,271 24,7 177,3 152,6 70,1 45,4 94,4 69,5 21,68 0,54

4.1.42_6206_Китаївська 22 ОСББ "Китаїв" 105,51 м. Київ, проспект Науки буд. 94/5 0,607 0,297 26,7 178,3 151,7 72,8 46,1 93,3 68,7 17,58 0,43

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 Китаївська,22 125 м. Київ, вулиця Китаївська, 22 0,204 0,100 28,9 179,4 150,5 54,4 25,5 94,9 69,9 3,64 0,09

4.1.42_6206_Китаївська 22 СШ №122 Управління освіти Голосіївської РДА 125 м. Київ, вулиця Китаївська, 22 0,405 0,198 28,6 179,3 150,7 54,3 25,7 94,5 69,6 15,88 0,40

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 БН_Науки 88 107,76 Науки,88 А 0,223 0,109 26,9 178,4 151,5 70,7 43,8 94,6 69,7 3,98 0,10

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ДЗ №389 Управління освіти Голосіївської РДА 104,07 м. Київ, проспект Науки, 100 0,111 0,058 17,1 161,0 143,9 57,0 39,8 93,6 68,9 4,66 0,11

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 будинок житловий 106,44 м. Київ, вулиця Пирогівський Шлях буд. 48 0,624 0,328 23,5 164,3 140,7 57,8 34,3 94,9 69,9 26,21 0,65

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 будинок житловий 102,89 м. Київ, вулиця Пирогівський Шлях буд. 46 0,410 0,215 24,2 164,6 140,4 61,7 37,5 94,9 69,9 17,22 0,43

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 будинок житловий 112,06 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 9 0,195 0,102 22,6 163,8 141,2 51,7 29,1 93,9 69,2 8,19 0,20

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 БН КК 106 Вул. Червонопрапорна (Пирогівський шлях), 48 0,931 0,489 24,4 164,7 140,3 58,7 34,3 95,0 70,0 17,79 0,44

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 будинок житловий 102,68 м. Київ, вулиця Пирогівський Шлях буд. 44а 0,266 0,140 23,7 164,3 140,7 61,6 38,0 94,8 69,8 11,17 0,28

4.1.44_6208_Китаївська 11 будинок житловий 120 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 11 0,330 0,221 24,4 177,7 153,3 57,7 33,3 94,8 69,8 6,44 0,16

4.1.44_6208_Китаївська 11 будинок житловий 123,51 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 11 0,313 0,210 24,0 177,5 153,5 54,0 30,0 94,8 69,8 13,42 0,33

4.1.45_6212_Китаївська 32 церква Свято-Троїцький чоловічий монастир 122 м. Київ, вулиця Китаївська, 15 0,006 0,004 23,0 166,5 143,5 44,5 21,5 85,7 62,9 0,24 0,01

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 122 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 15/4 0,008 0,005 22,9 166,4 143,5 44,4 21,5 86,7 63,7 0,32 0,01

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 121,45 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 32/3 0,017 0,011 22,6 166,3 143,7 44,9 22,2 90,5 66,6 0,69 0,02

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 118,09 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 15/7 0,048 0,032 20,4 165,2 144,8 47,1 26,7 88,0 64,7 1,94 0,05

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 125,47 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 32/1 0,060 0,040 21,9 165,9 144,0 40,5 18,6 93,1 68,5 2,42 0,06

4.1.45_6212_Китаївська 32 ДЗ №121 Управління освіти Голосіївської РДА 147 м. Київ, вулиця Китаївська, 32 0,012 0,008 23,7 166,8 143,2 19,8 -3,8 58,4 42,0 0,48 0,01

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 127,18 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 32/9 0,015 0,010 23,1 166,5 143,5 39,4 16,3 89,9 66,1 0,61 0,01

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 127,23 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 32/6 0,006 0,004 23,4 166,7 143,3 39,5 16,1 90,9 66,9 0,24 0,01

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 122,27 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 32/3а 0,015 0,010 22,6 166,3 143,7 44,0 21,4 90,6 66,6 0,61 0,01

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 125,69 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 32/4 0,012 0,008 22,7 166,3 143,6 40,7 18,0 85,9 63,1 0,48 0,01

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 124,88 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 32/2 0,059 0,040 22,0 166,0 144,0 41,1 19,1 93,2 68,6 2,38 0,06

4.1.45_6212_Китаївська 32 будинок житловий 119,66 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 15/6 0,015 0,010 22,1 166,0 143,9 46,4 24,3 87,9 64,6 0,61 0,01

4.1.46_6214_Науки 90 будинок житловий 104,42 м. Київ, проспект Науки буд. 86 0,660 0,482 12,0 158,5 146,4 54,0 42,0 94,8 69,8 23,05 0,57

4.1.46_6214_Науки 90 будинок житловий 104,32 м. Київ, проспект Науки буд. 88 0,390 0,285 21,2 163,1 141,9 58,8 37,6 94,8 69,9 19,39 0,48

4.1.46_6214_Науки 90 будинок житловий 104,97 м. Київ, проспект Науки буд. 86 блок №2 0,544 0,398 19,1 162,0 142,9 57,1 37,9 94,9 69,9 19,40 0,48

4.1.46_6214_Науки 90 будинок житловий 104,3 м. Київ, проспект Науки буд. 90 0,300 0,219 22,0 163,5 141,5 59,2 37,2 94,7 69,8 14,91 0,37
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4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 Державне підприємство "Наш дім" 143,41 м. Київ, шосе Стратегічне буд. 37а 0,151 0,104 18,1 190,1 171,9 46,6 28,5 94,6 69,7 4,17 0,10

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 Державне підприємство "Наш дім" 146,8 м. Київ, шосе Стратегічне буд. 37 0,138 0,095 18,5 190,3 171,7 43,5 24,9 94,7 69,8 3,81 0,09

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 Державне підприємство "Наш дім" 142,01 м. Київ, шосе Стратегічне буд. 39а 0,132 0,091 3,3 182,6 179,3 40,6 37,3 94,4 69,6 3,65 0,09

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 Державне підприємство "Наш дім" 140,57 м. Київ, шосе Стратегічне буд. 41 0,127 0,088 2,5 182,2 179,7 41,6 39,1 94,2 69,4 3,51 0,09

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 Державне підприємство "Наш дім" 147 м. Київ, шосе Стратегічне буд. 35 0,108 0,075 13,3 187,6 174,3 40,6 27,3 94,1 69,3 2,99 0,07

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 БН ВК 145,84 Стратегічне шосе, 37 0,101 0,070 18,6 190,3 171,7 44,4 25,9 95,0 70,0 1,27 0,03

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 Державне підприємство "Наш дім" 145,94 м. Київ, шосе Стратегічне буд. 35а 0,106 0,073 13,1 187,5 174,4 41,6 28,5 93,9 69,2 2,93 0,07

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 Державне підприємство "Наш дім" 144,93 м. Київ, шосе Стратегічне буд. 39 0,127 0,088 7,5 184,7 177,2 39,8 32,3 94,6 69,7 3,51 0,09

4.1.48_Червонопрапорна  148 СШ №150 Управління освіти Голосіївської РДА 100,71 м. Київ, вулиця Пирогівський шлях, 148 0,179 0,179 10,9 130,5 119,5 29,8 18,8 95,0 70,0 7,16 0,18

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б ОСББ "Вита Литовська" 96 м. Київ, шосе Столичне буд. 58 0,020 0,013 14,7 130,8 116,2 34,8 20,2 90,1 66,3 0,64 0,02

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б ОСББ "Вита Литовська" 96 м. Київ, шосе Столичне буд. 58а 0,042 0,028 14,7 130,8 116,2 34,8 20,2 92,3 67,9 1,34 0,03

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б ОСББ "Вита Литовська" 96 м. Київ, шосе Столичне буд. 58б 0,025 0,017 14,7 130,8 116,2 34,8 20,2 90,9 66,9 0,80 0,02

4.1.50_6501_Китаївська 14/16 БН 112,59 Вул. Китаївська, 14/16 0,238 0,258 7,9 137,4 129,5 24,9 17,0 95,0 70,0 4,70 0,12

4.1.50_6501_Китаївська 14/16 будинок житловий 109,46 м. Київ, вулиця Китаївська буд. 14/16 0,401 0,435 -36,0 115,3 151,3 5,9 41,9 94,9 69,9 17,40 0,43

4.1.51_6502_Онуфрія Трутенко 7 будинок житловий 183 м. Київ, вулиця Максимовича Михайла буд. 7 0,463 0,373 10,6 242,3 231,7 59,3 48,7 95,0 70,0 17,20 0,43

4.1.52_6503_Онуфрія Трутенко9а будинок житловий 184 м. Київ, вулиця Максимовича Михайла буд. 9а 0,463 0,241 11,7 243,8 232,2 59,8 48,2 95,0 70,0 17,20 0,43

4.1.52_6503_Онуфрія Трутенко9а будинок житловий 184 м. Київ, вулиця Максимовича Михайла буд. 9б 0,449 0,233 11,7 243,8 232,2 59,8 48,2 95,0 70,0 17,52 0,44

4.1.52_6503_Онуфрія Трутенко9а будинок житловий 184 м. Київ, вулиця Максимовича Михайла буд. 9б 0,449 0,233 11,7 243,8 232,2 59,8 48,2 95,0 70,0 17,52 0,44

4.1.54_6203_Звіринецька 63 ЦТП 138,42 вул. Звіринецька 63 2,056 1,655 19,1 207,0 188,0 68,6 49,5 95,0 70,0 41,27 1,03

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 136,44 м. Київ, вулиця Звіринецька буд. 63 0,117 0,094 20,0 207,5 187,5 71,1 51,0 94,6 69,7 5,15 0,13

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 136,21 м. Київ, вулиця Соловцова Миколи буд. 6 0,407 0,328 9,7 202,3 192,6 66,1 56,4 94,6 69,7 12,42 0,31

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 137,28 м. Київ, вулиця Буслівська буд. 20 0,361 0,291 19,5 207,2 187,8 70,0 50,5 94,7 69,8 15,93 0,40

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 138,02 м. Київ, вулиця Звіринецька буд. 65а 0,076 0,061 19,6 207,3 187,7 69,3 49,7 94,8 69,8 3,35 0,08

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 137,02 м. Київ, вулиця Звіринецька буд. 63а 0,167 0,134 18,3 206,6 188,3 69,6 51,3 94,6 69,7 7,37 0,18

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 137,11 м. Київ, вулиця Соловцова Миколи буд. 3 0,101 0,081 19,9 207,4 187,6 70,3 50,4 94,2 69,4 4,46 0,11

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 138,81 м. Київ, вулиця Звіринецька буд. 61 0,427 0,344 19,3 207,2 187,8 68,4 49,0 94,8 69,9 18,84 0,47

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 139 м. Київ, вулиця Звіринецька буд. 61а 0,489 0,394 20,8 207,9 187,1 68,9 48,1 94,8 69,8 21,57 0,54

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 136,76 м. Київ, вулиця Звіринецька буд. 65 0,136 0,109 19,3 207,1 187,9 70,4 51,1 94,7 69,8 6,00 0,15

4.1.54_6203_Звіринецька 63 будинок житловий 140,66 м. Київ, вулиця Правобережна буд. 3 0,226 0,182 19,1 207,1 187,9 66,4 47,3 94,5 69,7 9,97 0,25

4.1.54_6203_Звіринецька 63
будинок житловий ЖЕО-605 КП УЖГ 
"Печерськжитло"

136,44 м. Київ, вулиця Соловцова Миколи, 6 0,220 0,177 9,9 202,4 192,5 66,0 56,1 94,6 69,7 8,35 0,21

4.1.54_6203_Звіринецька 63
гуртожиток Київ. вище проф. училище 
деревообробки

137,78 м. Київ, вулиця Правобережна, 6 0,136 0,109 19,1 207,1 187,9 69,3 50,1 94,0 69,2 6,00 0,15

4.1.55_6213_Деревообробна 3 Київське вище професійне училище деревообробки 97 м. Київ, вулиця Деревообробна, 3 0,035 0,033 19,2 136,6 117,4 39,6 20,4 93,3 68,7 1,47 0,04

4.1.55_6213_Деревообробна 3 ЦТП 97 м. Київ, вулиця Деревообробна, 3 0,258 0,246 19,3 136,7 117,3 39,7 20,3 94,8 69,9 4,93 0,12

4.1.55_6213_Деревообробна 3
приміщення вбудовані (адміністративні) ПАТ 
"Укрліспромоптторг"

97 м. Київ, вулиця Деревообробна, 5 0,026 0,025 18,1 136,1 117,9 39,1 20,9 88,7 65,2 1,00 0,02

4.1.55_6213_Деревообробна 3
гуртожиток Київ. вище проф. училище 
деревообробки

97 м. Київ, вулиця Деревообробна, 3 0,233 0,223 19,1 136,6 117,4 39,6 20,4 94,8 69,8 9,79 0,24

4.1.55_6213_Деревообробна 3
корпус навчальний Київ. вище проф. училище 
деревообробки

96,78 м. Київ, вулиця Деревообробна, 3 0,600 0,573 18,5 136,2 117,8 39,5 21,0 94,9 70,0 25,21 0,63

4.1.56_6216_Підвисоцького 4б ДКЛ №7 Печерського району м.Києва 150,68 м. Київ, вулиця Підвисоцького професора, 4Б 3,052 0,971 36,3 203,6 167,4 52,9 16,7 115,0 70,0 53,91 2,43

4.1.56_6216_Підвисоцького 4б ЦТП 151,44 м. Київ, вулиця Підвисоцького професора, 4Б 1,342 0,427 37,0 204,0 167,0 52,5 15,6 115,0 70,0 19,42 0,87
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5.1.1_302_Желябова 2а УС949 188 м. Київ, вулиця Євгенії Мірошніченко, 6/11 1,187 0,749 28,3 255,5 227,2 67,5 39,2 149,0 69,5 17,40 1,38

5.1.1_302_Желябова 2а УС950 186 м. Київ, вулиця Марії Капніст, 8/4 1,461 0,922 33,7 258,3 224,5 72,3 38,5 148,6 69,3 18,66 1,48

5.1.1_302_Желябова 2а УС951 186 м. Київ, вулиця Капніст Марії буд. 10а 2,737 1,727 4,8 243,4 238,5 57,4 52,5 149,4 69,7 39,09 3,11

5.1.1_302_Желябова 2а УС952 184 м. Київ, проспект Перемоги буд. 58 2,845 1,795 33,0 257,9 224,9 73,9 40,9 149,0 69,5 37,31 2,97

5.1.1_302_Желябова 2а УС953 179 м. Київ, вулиця Нестерова, 3 2,457 1,550 38,7 260,8 222,1 81,8 43,1 149,5 69,7 29,07 2,32

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС931 181 м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. 60б 3,012 1,717 39,8 254,4 214,6 73,4 33,6 148,7 69,4 22,07 1,75

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС930 182,5 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька буд. 11а 1,189 0,678 36,9 252,9 216,0 70,4 33,5 148,6 69,3 9,12 0,72

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС929 180,5 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 3в 2,356 1,343 40,3 254,6 214,3 74,1 33,8 150,0 70,0 17,83 1,43

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС928 182,9 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька буд. 11 2,848 1,623 40,0 254,5 214,5 71,6 31,6 149,7 69,8 21,13 1,69

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС927 178 м. Київ, вулиця Дорогожицька, 9 2,087 1,190 36,9 252,9 216,0 74,9 38,0 148,0 69,0 14,17 1,12

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС926 179 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 7 2,684 1,530 39,3 254,1 214,8 75,1 35,8 149,5 69,7 19,96 1,59

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ТОВ "КАШТАНОВЕ МІСТО" 183 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька, 4В 0,190 0,108 31,4 250,0 218,6 67,0 35,6 149,7 69,9 1,22 0,10

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ОСББ "Голден парк" 183 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька буд. 4в 4,462 2,543 31,4 250,0 218,6 67,0 35,6 149,7 69,9 36,49 2,91

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти будинок житловий 180,49 м. Київ, вулиця Гонти Івана буд. 9 0,457 0,260 39,2 254,1 214,9 73,6 34,4 149,5 69,8 4,29 0,34

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти будинок житловий 180,5 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 5а 0,365 0,208 40,2 254,6 214,4 74,1 33,9 149,4 69,7 3,43 0,27

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти будинок житловий 183,5
м. Київ, вулиця Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора буд. 6

0,535 0,305 25,7 247,1 221,4 63,6 37,9 147,6 68,8 5,08 0,40

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти будинок житловий 183,5 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька, 4А 0,831 0,474 26,8 247,7 220,9 64,2 37,4 149,0 69,5 7,43 0,59

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти будинок житловий 189,9 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька буд. 14 0,231 0,132 27,6 248,1 220,5 58,2 30,6 147,2 68,7 2,17 0,17

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти будинок житловий 189,5 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька буд. 12г 0,505 0,288 27,5 248,0 220,5 58,5 31,0 148,0 69,1 5,16 0,41

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС915 179 м. Київ, вулиця Орловська буд. 4-6/2 1,238 0,706 36,9 252,9 216,0 73,9 37,0 145,4 67,8 9,48 0,74

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС916 181 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 19/11 0,727 0,414 37,0 252,9 215,9 71,9 34,9 146,5 68,3 4,66 0,36

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС925 176,5 м. Київ, вулиця Дорогожицька буд. 15 2,032 1,158 39,0 254,0 215,0 77,5 38,5 149,6 69,8 16,24 1,30

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС917 177,5 м. Київ, вулиця Берлінського Максима буд. 4 1,290 0,735 37,1 253,0 215,9 75,5 38,4 147,9 69,0 9,39 0,74

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС918 176
м. Київ, вулиця Грекова Академіка буд. 3 блок 
№1

1,052 0,600 37,2 253,0 215,8 77,0 39,8 148,2 69,2 7,72 0,61

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС919 181 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 17/8 0,244 0,139 37,0 252,9 215,9 71,9 34,9 147,4 68,8 1,56 0,12

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС924 180 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька буд. 3 1,414 0,806 38,6 253,8 215,2 73,8 35,2 148,9 69,5 10,71 0,85

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС923 176 м. Київ, вулиця Дорогожицька, 18 1,669 0,951 38,0 253,4 215,5 77,4 39,5 149,3 69,6 13,04 1,04

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС922 177 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 3 3,127 1,782 35,3 252,0 216,8 75,0 39,8 148,6 69,3 24,05 1,91

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС920 181,9 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 13 0,380 0,217 36,9 252,9 216,0 71,0 34,1 142,8 66,6 2,44 0,19

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС921 180,9 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 7 2,903 1,655 37,5 253,2 215,7 72,3 34,8 148,7 69,4 22,57 1,79

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти будинок житловий 180 м. Київ, вулиця Теліги Олени, 1А 0,446 0,254 39,6 254,3 214,7 74,3 34,7 146,6 68,4 4,41 0,35

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС932 180 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька буд. 15а 1,290 0,735 30,6 249,6 219,0 69,6 39,0 149,5 69,8 8,57 0,68

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС933 188 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька, 21 2,957 1,685 28,3 248,4 220,1 60,4 32,1 149,3 69,7 20,24 1,61

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС934 189 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька буд. 12а 1,996 1,138 28,5 248,5 220,0 59,5 31,0 148,8 69,4 15,22 1,21

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС2062 180 м. Київ, вулиця Ризька, 1 4,097 2,335 33,8 251,3 217,5 71,3 37,5 148,1 69,1 30,29 2,39

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС935 189,5 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька буд. 12 3,355 1,913 27,8 248,2 220,4 58,7 30,9 149,3 69,7 24,95 1,99

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС936 185
м. Київ, вулиця Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора буд. 4д

6,540 3,728 25,6 247,0 221,5 62,0 36,5 148,3 69,2 48,74 3,86

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС937 180
м. Київ, вулиця Сікорського Ігоря 
Авіаконструктора буд. 6а

0,053 0,030 25,9 247,2 221,3 67,2 41,3 129,7 60,2 0,42 0,03

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти будинок житловий 178 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 27/4 0,060 0,034 36,9 252,9 216,0 74,9 38,0 141,7 66,0 0,44 0,03

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС939 183 м. Київ, вулиця Жабаєва Жамбила, 4 0,852 0,486 21,9 245,1 223,2 62,1 40,2 148,7 69,4 5,96 0,47

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС940 180 м. Київ, вулиця Руданського Степана буд. 4-6 4,964 2,829 14,7 241,4 226,7 61,4 46,7 148,3 69,2 37,31 2,95
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5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС941 177 м. Київ, вулиця Новоукраїнська, 24А 0,987 0,563 14,7 241,4 226,7 64,4 49,7 146,1 68,1 7,21 0,56

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти УС938 181,5 м. Київ, вулиця Руданського Степана буд. 1а 1,724 0,983 14,8 241,5 226,7 60,0 45,2 148,2 69,1 13,33 1,05

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС914 175 м. Київ, вулиця Ризька буд. 18 3,113 2,064 40,3 243,6 203,3 68,6 28,3 148,0 69,1 29,13 2,30

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС905 140 м. Київ, вулиця Сальського Володимира буд. 31 0,778 0,516 44,6 245,8 201,2 105,8 61,2 149,0 69,5 7,05 0,56

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС906 160 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 42а 2,337 1,549 44,7 245,8 201,2 85,8 41,2 149,4 69,7 20,39 1,62

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС900 182 м. Київ, вулиця Берлінського Максима буд. 27/9 6,191 4,105 38,7 242,8 204,0 60,8 22,0 148,9 69,5 56,00 4,45

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС907 168 м. Київ, вулиця Житкова Бориса, 5А 1,481 0,982 42,5 244,7 202,2 76,7 34,2 149,8 69,9 13,34 1,07

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС904 169 м. Київ, вулиця Сальського Володимира, 21 2,338 1,550 42,7 244,8 202,1 75,8 33,1 149,5 69,8 21,60 1,72

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС913 174 м. Київ, вулиця Орловська буд. 16 0,700 0,464 41,2 244,0 202,8 70,0 28,8 148,5 69,3 6,24 0,49

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС912 181,5 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 24а 1,222 0,810 38,2 242,5 204,3 61,0 22,8 147,4 68,8 10,16 0,80

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС911 180 м. Київ, вулиця Подвойського буд. 9а 1,278 0,847 40,9 243,9 203,0 63,9 23,0 149,1 69,6 10,98 0,87

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС901 180 м. Київ, вулиця Подвойського буд. 10 1,213 0,804 38,0 242,4 204,4 62,4 24,4 147,7 68,9 11,23 0,88

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС910 175 м. Київ, вулиця Вавілових буд. 13а 0,938 0,622 40,8 243,8 203,1 68,8 28,1 149,0 69,5 7,96 0,63

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС903 172,5 м. Київ, вулиця Житкова Бориса буд. 7 1,000 0,663 42,6 244,8 202,2 72,3 29,7 147,7 68,9 8,88 0,70

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС908 172 м. Київ, вулиця Житкова Бориса буд. 3 0,426 0,282 42,4 244,6 202,3 72,6 30,3 148,6 69,3 3,93 0,31

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС902 176 м. Київ, вулиця Вавілових буд. 15а 0,957 0,634 40,3 243,6 203,3 67,6 27,3 149,4 69,7 8,24 0,66

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського УС909 172 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 34/1 1,923 1,275 42,3 244,6 202,3 72,6 30,3 149,4 69,7 16,34 1,30

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського будинок житловий 179 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 28 0,161 0,107 39,6 243,2 203,6 64,2 24,6 147,5 68,8 1,20 0,09

5.1.4_2103_Сирець УС882 178 м. Київ, вулиця Ольжича буд. 18а 2,443 1,556 36,7 247,3 210,6 69,3 32,6 149,8 69,9 24,82 1,98

5.1.4_2103_Сирець УС881 179 м. Київ, вулиця Ольжича буд. 14 1,019 0,649 39,6 248,8 209,2 69,8 30,2 149,3 69,7 9,62 0,77

5.1.4_2103_Сирець УС898 181,2 м. Київ, вулиця Ольжича буд. 17а 0,869 0,554 33,3 245,6 212,2 64,4 31,0 149,7 69,9 8,62 0,69

5.1.4_2103_Сирець УС883 173 м. Київ, вулиця Грозненська буд. 18 1,860 1,185 36,3 247,1 210,8 74,1 37,8 149,6 69,8 17,43 1,39

5.1.4_2103_Сирець УС884 178 м. Київ, вулиця Берлінського Максима буд. 20 1,067 0,680 34,6 246,2 211,6 68,2 33,6 146,9 68,5 11,07 0,87

5.1.4_2103_Сирець УС885 181 м. Київ, вулиця Грекова Академіка буд. 26 2,212 1,409 35,0 246,4 211,4 65,4 30,4 149,9 70,0 21,34 1,71

5.1.4_2103_Сирець УС886 180,5 м. Київ, вулиця Ольжича буд. 15а 2,747 1,750 33,6 245,7 212,1 65,2 31,6 149,8 69,9 25,49 2,04

5.1.4_2103_Сирець УС887 177,5 м. Київ, вулиця Ольжича буд. 11 1,041 0,663 31,4 244,6 213,2 67,1 35,7 149,2 69,6 9,61 0,76

5.1.4_2103_Сирець УС897 182 м. Київ, вулиця Берлінського Максима буд. 14 1,540 0,981 33,8 245,8 212,0 63,8 30,0 149,0 69,5 13,42 1,07

5.1.4_2103_Сирець УС888 172 м. Київ, вулиця Ольжича буд. 3 0,530 0,338 31,3 244,5 213,2 72,5 41,2 148,6 69,3 4,90 0,39

5.1.4_2103_Сирець УС889 174 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 25б 0,982 0,625 31,1 244,4 213,3 70,4 39,3 149,1 69,6 9,24 0,73

5.1.4_2103_Сирець УС890 177 м. Київ, вулиця Ольжича буд. 9а 1,101 0,701 32,0 244,9 212,9 67,9 35,9 149,4 69,7 11,04 0,88

5.1.4_2103_Сирець УС891 176 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 21а 1,999 1,273 31,5 244,6 213,1 68,6 37,1 148,8 69,4 19,73 1,57

5.1.4_2103_Сирець УС896 182 м. Київ, вулиця Подвойського буд. 4 0,914 0,582 32,1 244,9 212,8 62,9 30,8 149,1 69,6 8,04 0,64

5.1.4_2103_Сирець УС892 178 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 8 1,695 1,080 31,5 244,6 213,1 66,6 35,1 148,3 69,2 16,54 1,31

5.1.4_2103_Сирець УС895 182 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 18/14 2,538 1,617 29,8 243,7 213,9 61,7 31,9 149,0 69,5 24,67 1,96

5.1.4_2103_Сирець УС893 179,5 м. Київ, вулиця Щусєва буд. 12а 2,420 1,542 29,0 243,3 214,3 63,8 34,8 149,0 69,5 23,79 1,89

5.1.4_2103_Сирець УС899 180 м. Київ, вулиця Сальського Володимира буд. 8 2,395 1,526 35,7 246,8 211,1 66,8 31,1 148,5 69,3 22,41 1,77

5.1.4_2103_Сирець УС894 181,5 м. Київ, вулиця Грекова Академіка буд. 18 0,801 0,510 29,6 243,7 214,0 62,2 32,5 149,1 69,6 7,97 0,63

5.1.6_2208_Шамрила 4 УС320 185 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька, 4 1,008 0,812 19,6 232,3 212,7 47,3 27,7 94,8 69,8 36,32 0,91

5.1.6_2208_Шамрила 4 УС319 185 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька, 4 0,422 0,340 18,6 231,8 213,2 46,8 28,2 94,3 69,5 13,93 0,35

5.1.6_2208_Шамрила 4 гараж КССМШ-інтернат ім. М.В.Лисенка 186 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька, 4 0,008 0,006 19,6 232,3 212,7 46,3 26,7 93,7 69,0 0,32 0,01
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5.1.6_2208_Шамрила 4 гараж Київське державне хореографічне училище 186 м. Київ, вулиця Парково-Сирецька, 4 0,007 0,006 19,6 232,3 212,7 46,3 26,7 93,7 69,0 0,28 0,01

5.1.7_2209_Грекова 2
УО Шевченківської районної в м. Києві 
держадміністрації

176,91 м. Київ, вулиця Грекова академіка, 2 0,671 0,568 3,2 202,0 198,8 25,1 21,9 94,6 69,7 20,46 0,51

5.1.7_2209_Грекова 2 БН 177 Вул. Грекова, 2 0,471 0,399 19,0 210,0 191,0 33,0 14,0 95,0 70,0 6,53 0,16

5.1.8_2211_Берлінського 12
корпус лабораторний віварій КНП Київський 
міський центр крові

182 м. Київ, вулиця Берлінського Максима, 12 0,002 0,001 14,9 227,0 212,0 45,0 30,0 71,1 51,8 0,06 0,00

5.1.8_2211_Берлінського 12
корпус адміністративний ,прохідна ДУ "Інститут 
гематології та трансфузіоло

182,33 м. Київ, вулиця Берлінського Максима, 12 0,132 0,041 8,6 223,8 215,2 41,5 32,8 93,4 68,8 3,72 0,09

5.1.8_2211_Берлінського 12
корпус головний КНП Київський міський центр 
крові

182,55 м. Київ, вулиця Берлінського Максима, 12 0,242 0,076 14,3 226,7 212,3 44,1 29,8 94,3 69,5 6,82 0,17

5.1.8_2211_Берлінського 12
корпус лабораторний №2 віварій ДУ "Інститут 
гематології та трансфузіоло

182 м. Київ, вулиця Берлінського Максима, 12 0,010 0,003 14,9 226,9 212,1 44,9 30,1 91,3 67,2 0,28 0,01

5.1.8_2211_Берлінського 12 ЦТП 182 вул. Берлінського Максима 12 (В КОТЕЛЬНI) 0,500 0,157 14,9 227,0 212,0 45,0 30,0 95,0 70,0 6,41 0,16

5.1.8_2211_Берлінського 12
блок господарчий КНП Київський міський центр 
крові

182,2 м. Київ, вулиця Берлінського Максима, 12 0,026 0,008 14,9 226,9 212,1 44,7 29,9 93,1 68,6 0,73 0,02

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС551 147 м. Київ, вулиця Червонопільська буд. 9 1,050 0,652 38,7 213,3 174,6 66,3 27,6 149,8 69,9 8,27 0,66

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС566 142 м. Київ, провулок Чигиринський буд. 3 0,531 0,330 36,1 212,0 175,9 70,0 33,9 148,4 69,2 3,84 0,30

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС552 148 м. Київ, вулиця Червонопільська буд. 10 1,344 0,835 37,7 212,8 175,1 64,8 27,1 149,6 69,8 10,51 0,84

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС565 139 м. Київ, вулиця Осиповського буд. 19а 0,440 0,273 36,0 211,9 175,9 72,9 36,9 148,2 69,2 2,90 0,23

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС578 155 м. Київ, вулиця Межова буд. 19 1,404 0,872 39,6 213,8 174,2 58,8 19,2 148,1 69,1 10,83 0,86

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС538 121 м. Київ, вулиця Западинська буд. 3а 0,918 0,570 4,5 195,7 191,2 74,7 70,2 148,2 69,2 7,64 0,60

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС539 127 м. Київ, вулиця Западинська, 5 0,545 0,338 5,9 196,4 190,5 69,4 63,5 146,2 68,2 3,60 0,28

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС540 124 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 45а/5 32,023 19,886 4,5 195,7 191,2 71,7 67,2 149,5 69,8 244,68 19,51

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС564 151 м. Київ, провулок Биківський буд. 7 0,640 0,397 35,9 211,9 176,0 60,9 25,0 147,1 68,6 5,02 0,39

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС543 135 м. Київ, вулиця Червонопільська буд. 2в 2,079 1,291 22,6 205,0 182,4 70,0 47,4 149,3 69,7 16,27 1,30

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС544 141 м. Київ, вулиця Червонопільська буд. 1а 1,290 0,801 23,9 205,7 181,8 64,7 40,8 149,2 69,6 9,95 0,79

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС548 153 м. Київ, вулиця Галицька буд. 12 0,997 0,619 36,3 212,1 175,8 59,1 22,8 148,2 69,1 7,48 0,59

5.1.9_3104_Вітряні Гори будинок житловий 135 м. Київ, вулиця Червонопільська буд. 2 0,398 0,247 24,3 205,9 181,6 70,9 46,6 149,6 69,8 3,79 0,30

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС562 154 м. Київ, вулиця Лесі Українки буд. 19 0,271 0,168 35,4 211,6 176,2 57,6 22,2 140,9 65,6 1,83 0,14

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС563 154 м. Київ, вулиця Бестужева Олександра буд. 36 1,843 1,145 35,5 211,7 176,2 57,7 22,2 146,9 68,5 14,67 1,15

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС567 142 м. Київ, вулиця Межова буд. 5 0,634 0,394 36,5 212,2 175,7 70,2 33,7 148,6 69,3 4,60 0,36

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС549 151 м. Київ, вулиця Галицька буд. 10 0,743 0,461 36,4 212,1 175,8 61,1 24,8 148,3 69,2 5,67 0,45

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС568 152 м. Київ, вулиця Їжакевича Івана буд. 23 0,546 0,339 36,1 212,0 175,9 60,0 23,9 147,0 68,6 3,60 0,28

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС553 152 м. Київ, вулиця Межова буд. 11/12 0,776 0,482 37,3 212,6 175,3 60,6 23,3 149,5 69,7 6,13 0,49

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС554 146 м. Київ, вулиця Їжакевича Івана буд. 4 1,036 0,643 37,6 212,8 175,2 66,8 29,2 147,2 68,6 8,13 0,64

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС556 141 м. Київ, вулиця Вітряні Гори буд. 17 1,496 0,929 28,1 207,8 179,8 66,8 38,8 149,0 69,5 11,36 0,90

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС569 153 м. Київ, вулиця Межова буд. 12 1,094 0,679 36,9 212,4 175,5 59,4 22,5 149,1 69,6 8,85 0,70

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС555 141 м. Київ, вулиця Осиповського буд. 9 2,968 1,843 27,2 207,4 180,2 66,4 39,2 148,4 69,2 22,57 1,79

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС550 138 м. Київ, вулиця Вітряні Гори буд. 2б 3,352 2,081 32,0 209,9 177,9 71,9 39,9 149,9 69,9 26,63 2,13

5.1.9_3104_Вітряні Гори УС577 156 м. Київ, вулиця Межова буд. 21 0,335 0,208 39,6 213,8 174,2 57,8 18,2 148,3 69,2 2,21 0,17

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ОСББ "Пуща Водиця" 146,02 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 24 0,429 0,225 33,5 211,2 177,7 65,2 31,7 145,5 67,8 5,73 0,44

5.1.10_3203_Червонофлотська26
будинок приватний ФО Мурга Олексій 
Миколайович

148,28 м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя, 10Б 0,005 0,003 19,9 204,1 184,3 55,9 36,0 38,9 14,1 0,05 0,00

5.1.10_3203_Червонофлотська26 Будівлі майнового комплексу. 144,84 м. Київ, вул. Федора Максименка, 9. 0,868 0,455 19,6 204,0 184,4 59,2 39,6 145,7 67,9 11,73 0,91

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок приватний ФО Гришко Станіслав Іванович 148,14 м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя, 10А 0,003 0,001 19,9 204,1 184,3 56,0 36,1 33,7 11,3 0,03 0,00
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5.1.10_3203_Червонофлотська26
будинок приватний ФО Ломовських Наталія 
Михайлівна

148,26
м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя, 8 КВАРТИРА 
2

0,011 0,006 19,9 204,1 184,3 55,9 36,0 40,1 14,7 0,11 0,00

5.1.10_3203_Червонофлотська26
школа музична №39 корпус №1 Управління 
культури Оболонської РДА

147,7
м. Київ, вулиця Федора Максименка, 18 
КОРПУС №1

0,059 0,031 21,1 204,8 183,7 57,1 36,0 141,7 66,0 0,58 0,04

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок житловий 150,65 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 10 0,310 0,162 22,3 205,4 183,2 54,8 32,5 146,2 68,2 3,05 0,24

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок житловий 147,39 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 5б 0,012 0,006 20,7 204,6 183,9 57,2 36,5 126,3 58,6 0,12 0,01

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок житловий 149,91 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 14 0,086 0,045 22,5 205,5 183,0 55,6 33,1 142,3 66,3 0,84 0,06

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок житловий 146,44 м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя буд. 14 0,012 0,006 19,9 204,1 184,3 57,7 37,8 119,2 55,1 0,12 0,01

5.1.10_3203_Червонофлотська26
база виробнича ВП "Київське територіальне 
управління" філії «БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця»

142,41 м. Київ, вулиця Курортна (Пуща-Водиця), 11 0,160 0,084 19,8 204,1 184,3 61,7 41,9 108,1 49,6 1,57 0,09

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок житловий 144,57 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 9 0,007 0,004 19,6 204,0 184,4 59,4 39,9 145,7 67,9 0,07 0,01

5.1.10_3203_Червонофлотська26
лікувальні та допоміжні приміщення Київський 
міський клінічний шпиталь ІВВВ

143,32 м. Київ, вулиця Федора Максименка, 26 1,756 0,920 34,7 211,8 177,2 68,5 33,8 149,5 69,8 17,25 1,38

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЦТП 144,86 Вул. Червонофлотська (Максименка), 26 0,794 0,416 34,9 211,9 177,1 67,1 32,2 150,0 70,0 15,60 1,25

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЦТП 150,8 Максименка, 10 0,584 0,306 22,7 205,6 182,9 54,8 32,1 147,9 69,0 11,48 0,91

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок житловий 147,62 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 5а 0,014 0,007 20,7 204,6 183,9 56,9 36,3 127,0 58,9 0,14 0,01

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок житловий 146 м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя буд. 18 0,012 0,006 20,3 204,4 184,1 58,4 38,1 140,7 65,5 0,12 0,01

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок житловий 150 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 12 0,086 0,045 22,6 205,6 183,0 55,6 33,0 145,6 67,9 0,84 0,07

5.1.10_3203_Червонофлотська26
школа музична №39 корпус №2 Управління 
культури Оболонської РДА

148,05
м. Київ, вулиця Федора Максименка, 18 
КОРПУС 2

0,039 0,020 21,1 204,8 183,7 56,7 35,6 137,8 64,1 0,38 0,03

5.1.10_3203_Червонофлотська26 будинок житловий 147,05 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 5в 0,014 0,007 20,6 204,5 183,9 57,5 36,9 134,5 62,5 0,14 0,01

5.1.11_3204_Міська 2 будинок житловий 154 м. Київ, вулиця Міська буд. 2 0,060 0,021 14,5 183,7 169,3 29,7 15,3 93,9 69,2 2,45 0,06

5.1.11_3204_Міська 2 ЦТП 154,07 Міська, 2 1,024 0,360 15,5 184,2 168,8 30,2 14,7 95,0 70,0 19,02 0,48

5.1.11_3204_Міська 2
гараж (склад) Пуща-водицький психоневролог. 
інтернат

154,21 м. Київ, вулиця Міська, 2 0,165 0,058 12,3 182,6 170,3 28,4 16,1 94,8 69,8 6,74 0,17

5.1.11_3204_Міська 2
корпус головний Пуща-водицький психоневролог. 
інтернат

153,24 м. Київ, вулиця Міська, 2 0,252 0,089 14,5 183,8 169,2 30,5 16,0 94,5 69,6 10,29 0,26

5.1.11_3204_Міська 2
корпус адміністративний Пуща-водицький 
психоневролог. інтернат

152 м. Київ, вулиця Міська, 2 0,030 0,011 14,0 183,5 169,5 31,5 17,5 87,6 64,4 1,22 0,03

5.1.11_3204_Міська 2 пральня Пуща-водицький психоневролог. інтернат 154,07 м. Київ, вулиця Міська, 2 0,077 0,027 13,9 183,4 169,5 29,4 15,5 94,9 70,0 3,14 0,08

5.1.11_3204_Міська 2
майстерня Пуща-водицький психоневролог. 
інтернат

154,38 м. Київ, вулиця Міська, 2 0,070 0,025 11,8 182,4 170,6 28,0 16,2 94,1 69,3 2,86 0,07

5.1.11_3204_Міська 2 теплиця Пуща-водицький психоневролог. інтернат 154,67 м. Київ, вулиця Міська, 2 0,131 0,046 12,7 182,8 170,1 28,2 15,5 94,7 69,8 5,35 0,13

5.1.11_3204_Міська 2 пральня Пуща-водицький психоневролог. інтернат 154 м. Київ, вулиця Міська, 2 0,110 0,039 1,8 177,3 175,5 23,3 21,5 94,8 69,8 4,49 0,11

5.1.12_3206_Червонофлотська28
пральня ІНТЕРНАТУ №25 Управління освіти 
Оболонської РДА

143,32 м. Київ, вулиця Федора Максименка, 28 0,053 0,042 17,2 183,1 165,9 39,8 22,6 92,2 67,9 1,33 0,03

5.1.12_3206_Червонофлотська28 ЦТП 143,59 м. Київ, вулиця Федора Максименка, 28 0,286 0,225 21,0 185,0 164,0 41,4 20,4 95,0 70,0 3,27 0,08

5.1.12_3206_Червонофлотська28
будинок адміністративний ПАТ "ДОБ України" 
ТВБВ №10026/0104

143,47 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 29 0,033 0,026 20,8 184,9 164,1 41,4 20,6 91,4 67,3 0,83 0,02

5.1.12_3206_Червонофлотська28
офісні приміщення (магазин) Фізична особа Котов 
Вадим Миколайович

143,86 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 29 літ. А 0,012 0,009 20,9 184,9 164,1 41,1 20,2 92,0 67,7 0,30 0,01

5.1.12_3206_Червонофлотська28 інтернат №25 Управління освіти Оболонської РДА 141,86 м. Київ, вулиця Федора Максименка, 28 0,637 0,501 15,9 182,5 166,5 40,6 24,6 94,6 69,7 16,02 0,40

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 будинок житловий 144,29 м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя буд. 9 0,172 0,154 9,6 173,3 163,7 29,0 19,4 92,9 68,4 7,44 0,18
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5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 інтернат №21 Управління освіти Оболонської РДА 142,14 м. Київ, вулиця Новикова-Прибоя, 11 0,632 0,565 11,1 174,0 162,9 31,9 20,8 94,8 69,9 27,35 0,68

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 ЦТП 141 Вул. Новікова-Прибоя, 11 0,422 0,377 15,0 176,0 161,0 35,0 20,0 95,0 70,0 8,31 0,21

5.1.14_3210_Юнкерова 28 ЦТП 146,74 Юнкерова Миколи,28 0,176 0,106 19,0 182,0 163,0 35,3 16,3 95,0 70,0 3,27 0,08

5.1.14_3210_Юнкерова 28 ДЗ Дитячий санаторій "Піонер" 144,02 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 28 0,784 0,471 -59,6 142,4 202,0 -1,6 57,9 94,4 69,6 32,04 0,80

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка прохідна ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЯЛИНКА" 149,49
Київська обл. Києво-Святошинський р-н смт. 
Пуща-Водиця лінія 7,

0,009 0,006 -67,2 156,5 223,7 7,0 74,2 88,4 65,0 0,34 0,01

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка
ДЗ   спальний корпус ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ 
"ЯЛИНКА"

146,71
Київська обл. Києво-Святошинський р-н смт. 
Пуща-Водиця лінія 7,

0,376 0,250 -5,7 187,5 193,2 40,8 46,5 94,3 69,5 14,00 0,35

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка їдальня ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЯЛИНКА" 150
Київська обл. Києво-Святошинський р-н смт. 
Пуща-Водиця лінія 7,

0,145 0,096 -103,0 138,4 241,5 -11,6 91,5 93,8 69,1 5,40 0,13

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка ЦТП 151,28
Київська обл. Києво-Святошинський р-н смт. 
Пуща-Водиця лінія 7,

0,380 0,253 32,8 206,9 174,1 55,6 22,8 94,8 69,9 6,44 0,16

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка
ДЗ спальний корпус ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ 
"ЯЛИНКА"

146,66
Київська обл. Києво-Святошинський р-н смт. 
Пуща-Водиця лінія 7,

0,466 0,310 0,7 190,7 190,0 44,0 43,4 94,4 69,6 17,35 0,43

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка ДЗ ізолятор ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЯЛИНКА" 148,49
Київська обл. Києво-Святошинський р-н смт. 
Пуща-Водиця лінія 7,

0,111 0,074 6,4 193,6 187,2 45,1 38,7 94,1 69,4 4,13 0,10

5.1.16_3216_Червонофлотська 6
будинок адміністративний Будинок ветеранів сцени
ім.Н.М.Ужвій

151,9 м. Київ, вулиця Міська, 1 0,010 0,007 11,6 201,8 190,2 49,9 38,3 93,5 68,8 0,43 0,01

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 будинок житловий 151,8 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 4а 0,286 0,205 6,1 199,0 192,9 47,2 41,1 94,6 69,7 12,29 0,31

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 будинок житловий 151,05 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 6 0,286 0,205 8,0 200,0 192,0 48,9 40,9 94,6 69,7 12,29 0,31

5.1.16_3216_Червонофлотська 6
корпус (спальний) Будинок ветеранів сцени 
ім.Н.М.Ужвій

152,09 м. Київ, вулиця Міська, 1 0,090 0,064 11,6 201,8 190,2 49,7 38,1 94,3 69,5 3,87 0,10

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЦТП 151,72 Вул. Червонофлотська (Максименка), 6 0,495 0,354 11,5 201,8 190,2 50,0 38,5 94,9 69,9 9,68 0,24

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 будинок житловий 151,64 м. Київ, вулиця Максименка Федора буд. 4 0,274 0,196 9,3 200,7 191,3 49,0 39,7 94,7 69,8 11,77 0,29

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня корпус N 4с ВГБФ "Батьківська турбота" 150 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 40 0,009 0,004 29,0 212,9 183,9 62,9 33,9 91,6 60,8 0,18 0,01

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ЦТП 143,52 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 37 0,344 0,169 22,0 209,4 187,4 65,9 43,9 104,0 69,3 4,30 0,15

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня корпус офісний ВГБФ "Батьківська турбота" 150 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 40 0,010 0,005 29,0 212,9 183,9 62,9 33,9 99,0 65,8 0,20 0,01

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ЦТП 145,46 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 47 0,755 0,371 16,0 206,3 190,4 60,9 44,9 103,6 69,0 9,45 0,33

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 149,6 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 40б 0,025 0,012 26,7 211,8 185,1 62,2 35,5 100,3 66,7 0,49 0,02

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ЦТП 142 вул. Лісна 66/14 0,620 0,304 18,4 207,6 189,1 65,6 47,1 101,1 67,3 7,76 0,26

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 149,91 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 40в 0,018 0,009 26,7 211,8 185,1 61,8 35,2 100,3 66,7 0,35 0,01

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 149,99 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 40д 0,043 0,021 26,7 211,8 185,1 61,8 35,1 100,3 66,7 0,85 0,03

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 149,09 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 42а 0,011 0,005 29,0 213,0 183,9 63,9 34,8 84,3 55,6 0,22 0,01

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня лікарня Дитяча клінічна туберкульозна лікарня 149,2 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 10 0,603 0,296 -53,2 171,3 224,5 22,1 75,3 99,8 66,4 10,78 0,36

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
корпус допоміхний Київський психоневрологічний 
інтернат

143,97 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 37 0,077 0,038 22,0 209,4 187,4 65,4 43,4 104,0 69,3 1,51 0,05

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
корпус спальний №2 Київський 
психоневрологічний інтернат

144,23 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 37 0,116 0,057 22,0 209,4 187,4 65,2 43,2 104,0 69,3 2,28 0,08

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 139 м. Київ, вулиця Лісна буд. 6365 0,204 0,100 18,5 207,6 189,1 68,6 50,1 99,8 66,4 3,61 0,12

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок приватний 150,59 м. Київ, вулиця Лісна буд. 25 0,004 0,002 29,0 212,9 183,9 62,3 33,4 94,5 62,7 0,08 0,00

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 151 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 28а 0,024 0,012 -11,5 192,4 203,9 41,4 52,9 103,4 68,9 0,47 0,02

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 148,76 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 28е 0,005 0,002 -11,5 192,4 203,9 43,7 55,1 103,4 68,9 0,10 0,00

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 148 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 28д 0,023 0,011 -54,8 170,5 225,3 22,5 77,3 103,5 69,0 0,45 0,02

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 147,22 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 28г 0,010 0,005 -54,8 170,5 225,3 23,3 78,1 103,5 69,0 0,20 0,01

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 148 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 28в 0,025 0,012 -54,8 170,5 225,3 22,5 77,3 103,5 69,0 0,49 0,02

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 151 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 28б 0,021 0,010 -11,5 192,4 203,9 41,4 52,9 103,4 68,9 0,41 0,01
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5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
корпус (чоловічий) Українська євангельська 
теологічна семін

142,79 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 57 0,058 0,028 22,6 209,7 187,1 66,9 44,3 100,6 66,9 1,14 0,04

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня їдальня ВГБФ "Батьківська турбота" 149,43 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 40 0,067 0,033 28,8 212,8 184,0 63,4 34,6 99,8 66,4 1,32 0,04

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня корпус медичний ВГБФ "Батьківська турбота" 150 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 40 0,014 0,007 29,0 212,9 184,0 62,9 34,0 88,9 58,8 0,28 0,01

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
корпус (жіночий) Українська євангельська 
теологічна семін

142,26 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 57 0,064 0,031 22,6 209,7 187,1 67,4 44,8 100,6 66,9 1,26 0,04

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня СШ №104 Управління освіти Оболонської РДА 148,32 м. Київ, вулиця Лісова, 28 1,893 0,929 -54,8 170,5 225,3 22,1 77,0 103,5 69,0 32,80 1,13

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
корпус лікувальний №1 ДУ "ННЦ радіаційної 
медицини НАМНУ

151,41 м. Київ, вулиця Лісова, 30 0,432 0,212 33,5 215,2 181,7 63,8 30,3 104,0 69,3 7,64 0,26

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
корпус лікувальний №2 ДУ "ННЦ радіаційної 
медицини НАМНУ

151,93 м. Київ, вулиця Лісова, 30 0,672 0,330 33,5 215,2 181,7 63,3 29,8 104,1 69,4 10,64 0,37

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 152 м. Київ, вулиця Лісова буд. 28а 0,022 0,011 36,9 216,9 180,1 64,9 28,1 95,1 63,1 0,43 0,01

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
приватна школа ТОВ " Міжнародна Французька 
Школа"

152 м. Київ, вулиця Лісова, 28А 0,638 0,313 28,5 212,7 184,2 60,7 32,2 104,1 69,4 10,92 0,38

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок приватний 150,16 м. Київ, вулиця Лісова, 25 0,004 0,002 29,0 212,9 183,9 62,8 33,8 94,5 62,7 0,08 0,00

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 146 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 53 0,099 0,049 23,7 210,3 186,5 64,3 40,5 100,4 66,8 1,45 0,05

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 146 м. Київ, вулиця Цісик Квітки буд. 51а 0,304 0,149 23,2 210,0 186,8 64,0 40,8 100,9 67,2 4,37 0,15

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
церква (учбовий заклад) Українська євангельська 
теологічна семін

144,99 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 57 0,099 0,049 22,6 209,7 187,1 64,7 42,1 100,6 66,9 1,95 0,07

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня корпус N 3 ВГБФ "Батьківська турбота" 150 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 40 0,026 0,013 29,0 212,9 183,9 62,9 33,9 100,4 66,8 0,51 0,02

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
корпус спальний Київський психоневрологічний 
інтернат

143,85 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 37 0,103 0,051 22,0 209,4 187,4 65,5 43,5 104,0 69,3 2,02 0,07

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 142,57 м. Київ, вулиця Лісна буд. 66В 0,140 0,069 17,8 207,2 189,5 64,7 46,9 99,4 66,1 2,75 0,09

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 143,06 м. Київ, вулиця Лісна буд. 66Б 0,101 0,050 17,6 207,2 189,5 64,1 46,5 99,5 66,2 1,99 0,07

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 142,21 м. Київ, вулиця Лісна буд. 64 0,071 0,035 18,2 207,5 189,2 65,3 47,0 100,7 67,0 1,40 0,05

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 141,93 м. Київ, вулиця Лісна буд. 62А 0,059 0,029 17,8 207,2 189,5 65,3 47,5 99,6 66,3 1,16 0,04

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня Житловий будинок №64-А вул. Лісна 141,36 м. Київ, вулиця Лісна, 64-А 0,071 0,035 18,1 207,4 189,3 66,1 47,9 100,6 66,9 1,40 0,05

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 149,3 м. Київ, вулиця Лісова буд. 39 0,033 0,016 27,7 212,3 184,6 63,0 35,3 100,6 67,0 0,65 0,02

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 144 м. Київ, вулиця Лісова буд. 60а 0,240 0,118 18,5 207,6 189,1 63,6 45,1 101,5 67,6 4,00 0,14

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 142 м. Київ, вулиця Лісна буд. 66 блок №14 0,071 0,035 18,4 207,6 189,1 65,6 47,1 101,1 67,3 1,40 0,05

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок житловий 142,66 м. Київ, вулиця Лісна буд. 66А 0,101 0,050 17,8 207,2 189,5 64,6 46,8 99,7 66,4 1,99 0,07

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня їдальня Київський психоневрологічний інтернат 143,16 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 37 0,089 0,044 22,0 209,4 187,4 66,2 44,2 104,0 69,3 1,75 0,06

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня прохідна Київський психоневрологічний інтернат 143 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 37 0,002 0,001 22,0 209,4 187,4 66,4 44,4 104,0 69,3 0,04 0,00

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня адміністративна будівля 144,01 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 37 0,043 0,021 22,0 209,4 187,4 65,4 43,4 104,0 69,3 0,85 0,03

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня корпус №1 ВГБФ "Батьківська турбота" 150 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 40 0,057 0,028 28,9 212,9 184,0 62,9 34,0 102,8 68,5 1,12 0,04

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ДЗ №52 Управління освіти Оболонської РДА 149,55 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 48 0,646 0,317 28,1 212,5 184,4 62,9 34,8 103,7 69,1 10,58 0,37

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня котедж ТОВ "Пансіонат " Преміум" 144,14 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 47 0,030 0,015 16,0 206,3 190,4 62,2 46,2 103,6 69,0 0,59 0,02

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня їдальня ТОВ "Пансіонат " Преміум" 144,36 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 47 0,069 0,034 16,0 206,3 190,4 62,0 46,0 103,6 69,0 1,36 0,05

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня оздоровчий корпус ТОВ ""Пансіонат"Преміум"" 146,99 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 47 0,062 0,030 16,0 206,3 190,4 59,3 43,4 103,6 69,0 1,22 0,04

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будівля готелю ТОВ "Пансіонат " Преміум" 146,52 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 47 0,224 0,110 16,0 206,3 190,4 59,8 43,9 103,6 69,0 4,40 0,15

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня будинок охорони  ТОВ " Пансіонат" Преміум"" 144,86 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 47 0,006 0,003 16,0 206,3 190,4 61,5 45,5 103,6 69,0 0,12 0,00

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
СШ №4 (ІТП 2) адміністративний корпус та 
їдальня  Управління освіти Оболонської в місті 
Києві держав

147 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 55 0,119 0,058 14,9 205,8 190,9 58,8 43,9 102,2 68,1 2,34 0,08
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5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
СШ №4 (ІТП 1) учбово спальний корпус 
Управління освіти Оболонської РДА

147 м. Київ, вулиця Юнкерова Миколи, 55 0,915 0,449 13,1 204,9 191,8 57,9 44,8 102,6 68,3 15,39 0,53

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня школа спортивна КДЮ СШ "Пуща-Водиця" 148 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 54 0,480 0,236 25,0 210,9 185,9 62,9 37,9 103,5 68,9 8,49 0,29

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
церква (хозблок) Українська євангельська 
теологічна семін

145 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 57 0,023 0,011 22,6 209,7 187,1 64,7 42,1 98,7 65,7 0,45 0,01

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
церква (їдальня) Українська євангельська 
теологічна семін

144,95 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 57 0,024 0,012 22,6 209,7 187,1 64,7 42,1 100,6 66,9 0,47 0,02

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
корпус (гостьовий) Українська євангельська 
теологічна семін

143,7 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 57 0,032 0,016 22,6 209,7 187,1 66,0 43,4 100,6 66,9 0,63 0,02

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня корпус N 4 ВГБФ "Батьківська турбота" 150 м. Київ, вулиця Квітки-Цісик, 40 0,033 0,016 29,0 212,9 184,0 62,9 34,0 97,0 64,5 0,65 0,02

5.1.18_3218_Осиповського 2а будинок житловий 126 м. Київ, вулиця Осиповського буд. 3 0,542 0,480 21,0 178,9 157,9 52,9 31,9 149,5 69,7 8,19 0,65

5.1.18_3218_Осиповського 2а будинок житловий 125 м. Київ, вулиця Осиповського буд. 1 0,981 0,868 19,8 178,3 158,5 53,3 33,5 149,2 69,6 16,52 1,31

5.1.18_3218_Осиповського 2а УС558 131 м. Київ, вулиця Осиповського буд. 3б 0,421 0,373 20,4 178,6 158,2 47,6 27,2 148,4 69,2 5,27 0,42

5.1.18_3218_Осиповського 2а УС559 126 м. Київ, вулиця Осиповського буд. 3а 1,064 0,942 20,5 178,7 158,2 52,7 32,2 149,1 69,6 13,51 1,07

5.1.18_3218_Осиповського 2а УС560 134 м. Київ, вулиця Осиповського буд. 5/12 0,278 0,246 21,6 179,2 157,6 45,2 23,6 148,6 69,3 3,73 0,30

5.1.18_3218_Осиповського 2а УС561 125 м. Київ, вулиця Осиповського, 2А 0,407 0,360 24,7 180,9 156,1 55,9 31,1 149,9 70,0 4,50 0,36

5.1.18_3218_Осиповського 2а УС557 137 м. Київ, вулиця Вітряні Гори буд. 2 0,469 0,415 20,4 178,6 158,2 41,6 21,2 143,4 66,8 5,24 0,40

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 170,76 м. Київ, вулиця Полкова буд. 57б 0,388 0,289 12,1 224,0 211,9 53,3 41,1 94,3 69,5 11,71 0,29

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 170,28 м. Київ, вулиця Полкова буд. 57а 0,225 0,168 14,4 225,2 210,8 54,9 40,5 94,6 69,7 7,10 0,18

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 165,78 м. Київ, вулиця Полкова буд. 55 0,864 0,645 5,6 220,7 215,1 55,0 49,4 94,6 69,7 33,52 0,83

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 170,46 м. Київ, вулиця Полкова буд. 61а 0,138 0,103 15,9 225,9 210,0 55,5 39,6 94,8 69,8 5,35 0,13

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 171 м. Київ, вулиця Полкова буд. 59а 0,063 0,047 15,7 225,8 210,1 54,8 39,1 94,3 69,4 2,44 0,06

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 168 м. Київ, провулок Полковий буд. 1 0,298 0,222 9,5 222,7 213,2 54,7 45,2 94,5 69,6 11,56 0,29

5.1.19_3219_Полкова 57 ЦТП 170 Вул. Полкова, 57 0,196 0,146 19,8 227,9 208,1 57,9 38,1 95,0 70,0 3,46 0,09

5.1.19_3219_Полкова 57 ЦТП 166,72 вул. Полкова 55/1 0,660 0,492 10,6 223,3 212,7 56,5 45,9 94,6 69,7 11,65 0,29

5.1.19_3219_Полкова 57
корпус лікувальний (амбулаторія) КНП "Центр 
первинної МСД №2" Поділ. р-ну

171,46 м. Київ, вулиця Полкова, 57 0,087 0,065 14,6 225,3 210,7 53,8 39,2 94,3 69,5 3,37 0,08

5.1.19_3219_Полкова 57 ДНЗ №104 171,57 м. Київ, вулиця Полкова, 58 0,283 0,211 -15,9 209,9 225,8 38,3 54,2 94,2 69,4 9,08 0,23

5.1.19_3219_Полкова 57 ЦТП 170,69 вул. Полкова 74-76-а 0,671 0,501 15,4 225,7 210,3 55,0 39,6 94,6 69,7 11,84 0,29

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 171 м. Київ, вулиця Полкова буд. 72 1,144 0,853 13,7 224,8 211,1 53,8 40,1 94,3 69,5 33,15 0,82

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 170,11 м. Київ, вулиця Полкова буд. 57в 0,374 0,279 11,1 223,5 212,4 53,4 42,3 94,1 69,3 11,54 0,29

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 171,18 м. Київ, вулиця Полкова буд. 59 0,078 0,058 7,9 221,9 214,0 50,7 42,8 94,5 69,6 3,03 0,08

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 171 м. Київ, вулиця Полкова буд. 61 0,080 0,060 16,0 226,0 210,0 55,0 39,0 94,5 69,6 3,10 0,08

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 172 м. Київ, вулиця Полкова буд. 74 0,192 0,143 12,2 224,1 211,9 52,1 39,9 94,1 69,3 7,45 0,18

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 170,68 м. Київ, вулиця Полкова буд. 74-76а 0,895 0,668 13,8 224,9 211,1 54,2 40,4 94,6 69,7 34,72 0,86

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 171 м. Київ, вулиця Полкова буд. 78 0,275 0,205 11,2 223,6 212,3 52,6 41,3 94,5 69,6 8,24 0,21

5.1.19_3219_Полкова 57 будинок житловий 169 м. Київ, вулиця Межова буд. 119 0,784 0,585 12,4 224,2 211,8 55,2 42,8 94,8 69,8 22,51 0,56

5.1.22_4103_Довженко УС459 175 м. Київ, вулиця Довженка Олександра буд. 14 1,973 1,346 16,6 241,1 224,5 66,1 49,5 148,4 69,2 25,67 2,03

5.1.22_4103_Довженко УС441 174,5 м. Київ, вулиця Довженка Олександра буд. 12 0,968 0,660 27,3 246,6 219,3 72,1 44,8 147,2 68,7 11,94 0,94

5.1.22_4103_Довженко УС440 172,5 м. Київ, вулиця Молдавська, 2 1,618 1,103 19,8 242,7 222,9 70,2 50,4 149,5 69,8 20,46 1,63

5.1.22_4103_Довженко УС458 175,6 м. Київ, вулиця Довженка Олександра буд. 16в 4,316 2,944 18,7 242,2 223,5 66,6 47,9 149,4 69,7 59,62 4,75

5.1.22_4103_Довженко УС1217 171 м. Київ, вулиця Довженка Олександра буд. 4а 0,481 0,328 29,0 247,5 218,5 76,5 47,5 148,5 69,3 5,91 0,47

5.1.22_4103_Довженко будинок житловий 176 м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. 35/9 0,530 0,361 18,8 242,2 223,4 66,2 47,4 141,0 65,7 9,75 0,73

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 УС946 186 м. Київ, вулиця Шевцова Івана буд. 3 0,381 0,433 36,4 256,7 220,3 70,7 34,3 149,4 69,7 8,12 0,65

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 УС945 185 м. Київ, вулиця Шевцова івана, 5Б 0,535 0,608 36,6 256,8 220,2 71,8 35,2 148,4 69,2 13,16 1,04
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5.1.23_4105_Дегтярівська 43 УС943 186 м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. 43/9 1,320 1,501 36,8 256,9 220,1 70,9 34,1 150,0 70,0 34,85 2,79

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 УС944 182 м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. 43/5 2,144 2,438 36,6 256,8 220,2 74,8 38,2 149,6 69,8 55,42 4,42

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 УС942 188,9 м. Київ, вулиця Дегтярівська буд. 47 1,630 1,853 31,1 253,9 222,9 65,0 34,0 149,4 69,7 40,48 3,23

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 УС947 187 м. Київ, вулиця Антона Цедіка, 14 3,885 4,417 29,3 253,1 223,7 66,1 36,7 149,5 69,8 89,37 7,13

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 УС948 188,5 м. Київ, вулиця Євгенії Мірошніченко, 10 0,712 0,810 35,8 256,4 220,6 67,9 32,1 149,6 69,8 15,18 1,21

5.1.24_4203_Перемоги 66 будинок житловий 183 м. Київ, проспект Перемоги буд. 62/1 0,398 0,191 25,1 252,0 226,9 69,0 43,9 94,6 69,7 16,85 0,42

5.1.24_4203_Перемоги 66 будинок житловий 183 м. Київ, проспект Перемоги буд. 66 0,729 0,351 25,8 252,4 226,6 69,4 43,6 94,9 69,9 30,86 0,77

5.1.24_4203_Перемоги 66 ТОВ "ПРО КОНТАКТ" 184 м. Київ, проспект Перемоги, 62Б 0,054 0,026 24,7 251,9 227,1 67,9 43,1 94,2 69,4 2,29 0,06

5.1.24_4203_Перемоги 66 ДВНЗ КНЕУ ім. В.Гетьмана 184 м. Київ, проспект Перемоги, 62Б 0,105 0,051 24,7 251,9 227,1 67,9 43,1 94,2 69,4 4,44 0,11

5.1.24_4203_Перемоги 66 ПП2 1 183,99 Просп. Перемоги, 66 0,880 0,423 26,8 252,9 226,1 68,9 42,1 95,0 70,0 16,95 0,42

5.1.24_4203_Перемоги 66 готель 184 м. Київ, проспект Перемоги, 62А 0,186 0,089 25,1 252,0 227,0 68,0 43,0 94,6 69,7 7,87 0,20

5.1.24_4203_Перемоги 66 нежилий будинок 182,5 м. Київ, проспект Перемоги, 64А 0,053 0,025 25,8 252,4 226,6 69,9 44,1 92,1 67,8 2,24 0,05

5.1.25_4205_Артилерійський 7а будинок житловий 188 м. Київ, провулок Артилерійський буд. 1 0,199 0,123 24,1 256,5 232,5 68,5 44,5 148,0 69,0 2,31 0,18

5.1.25_4205_Артилерійський 7а будинок житловий 189 м. Київ, проспект Перемоги буд. 74 0,240 0,148 21,9 255,4 233,5 66,4 44,5 144,3 67,2 2,78 0,21

5.1.25_4205_Артилерійський 7а будинок житловий 187 м. Київ, провулок Артилерійський буд. 1а 0,680 0,420 23,9 256,4 232,5 69,4 45,5 148,6 69,3 10,80 0,86

5.1.25_4205_Артилерійський 7а адміністративна будівля 179 м. Київ, проспект Перемоги, 82А 0,032 0,020 24,1 256,5 232,4 77,5 53,4 112,2 51,6 0,37 0,02

5.1.25_4205_Артилерійський 7а адміністративна будівля 190 м. Київ, вулиця Табірна, 30-32 0,636 0,393 24,4 256,7 232,3 66,7 42,3 147,6 68,9 9,76 0,77

5.1.25_4205_Артилерійський 7а будинок житловий 190 м. Київ, провулок Артилерійський буд. 5 0,199 0,123 24,2 256,6 232,4 66,6 42,4 149,1 69,6 2,31 0,18

5.1.25_4205_Артилерійський 7а будинок житловий 187,5 м. Київ, провулок Артилерійський буд. 5а 0,250 0,155 23,7 256,3 232,6 68,8 45,1 145,4 67,8 2,90 0,22

5.1.25_4205_Артилерійський 7а будинок житловий 191 м. Київ, провулок Артилерійський буд. 11 0,168 0,104 24,9 256,9 232,1 65,9 41,1 148,8 69,4 1,95 0,15

5.1.25_4205_Артилерійський 7а будинок житловий 190 м. Київ, провулок Артилерійський буд. 13 0,205 0,127 24,6 256,8 232,2 66,8 42,2 148,1 69,1 2,38 0,19

5.1.25_4205_Артилерійський 7а ДЗ №79 УО Шевченківської РДА в м.Києві 190 м. Київ, вулиця Табірна, 34 0,182 0,112 23,7 256,3 232,6 66,3 42,6 147,5 68,8 2,83 0,22

5.1.25_4205_Артилерійський 7а будинок житловий 192 м. Київ, провулок Артилерійський буд. 9а 0,607 0,375 24,6 256,8 232,2 64,8 40,2 149,6 69,8 10,00 0,80

5.1.25_4205_Артилерійський 7а
будинок адміністративний ПрАТ  
"Укрбудінформатика"

191 м. Київ, вулиця Дегтярівська, 53А 0,203 0,125 22,2 255,6 233,3 64,6 42,3 146,3 68,2 2,35 0,18

5.1.25_4205_Артилерійський 7а УС954 191 м. Київ, проспект Перемоги буд. 80/57 1,125 0,695 22,1 255,5 233,4 64,5 42,4 148,7 69,4 13,04 1,03

5.1.25_4205_Артилерійський 7а УС955 190,5 м. Київ, вулиця Табірна буд. 40 1,459 0,902 22,4 255,7 233,2 65,2 42,7 149,4 69,7 16,91 1,35

5.1.25_4205_Артилерійський 7а УС956 191 м. Київ, провулок Артилерійський буд. 7а 1,598 0,988 24,4 256,7 232,3 65,7 41,3 149,9 70,0 20,05 1,60

5.1.25_4205_Артилерійський 7а ДЗ №530 УО Шевченківської РДА в м.Києві 187 м. Київ, провулок   Артилерійський, 1А 0,230 0,142 24,2 256,6 232,4 69,6 45,4 144,8 67,5 3,44 0,27

5.1.25_4205_Артилерійський 7а будинок житловий 188,5 м. Київ, провулок Артилерійський буд. 3 0,187 0,116 24,2 256,6 232,4 68,1 43,9 148,9 69,5 2,17 0,17

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш БН_КК_Ббш 179,21 Марка Безручка, 27 0,855 0,746 24,9 234,0 209,0 54,8 29,8 95,0 70,0 16,96 0,42

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 будинок житловий 178 м. Київ, вулиця Безручка Марка буд. 29 0,286 0,249 22,5 232,7 210,3 54,7 32,3 94,5 69,6 12,47 0,31

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 будинок житловий 178 м. Київ, вулиця Безручка Марка буд. 23 0,229 0,200 19,1 231,0 211,9 53,0 33,9 94,2 69,4 9,98 0,25

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 будинок житловий 179 м. Київ, вулиця Безручка Марка буд. 29а 0,183 0,160 24,1 233,5 209,5 54,5 30,5 94,5 69,6 7,98 0,20

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 будинок житловий 177 м. Київ, вулиця Безручка Марка буд. 27 0,172 0,150 23,1 233,0 210,0 56,0 33,0 94,8 69,8 7,50 0,19

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 будинок житловий 178 м. Київ, вулиця Безручка Марка буд. 25 0,242 0,211 20,2 231,6 211,4 53,6 33,4 94,5 69,6 10,55 0,26

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 будинок житловий 176 м. Київ, вулиця Безручка Марка буд. 27/3 0,398 0,347 23,0 233,0 210,0 57,0 34,0 94,4 69,6 13,62 0,34

5.1.27_4209_Перемоги 86
УО Шевченківської районної в м. Києві 
держадміністрації

177 м. Київ, проспект Перемоги, 86 0,223 0,223 15,1 202,1 186,9 25,1 9,9 94,6 69,7 8,92 0,22

5.1.28_4210_Перемоги 70 СШ №82 УО Шевченківської РДА в м.Києві 189 м. Київ, вулиця Шпака Миколи, 4 0,305 0,163 19,1 243,0 224,0 54,0 35,0 94,3 69,5 12,40 0,31

5.1.28_4210_Перемоги 70 будинок житловий 185 м. Київ, проспект Перемоги буд. 68/1 0,391 0,209 17,1 242,0 224,9 57,0 39,9 94,6 69,7 15,90 0,40

5.1.28_4210_Перемоги 70 будинок житловий 188 м. Київ, проспект Перемоги буд. 70 0,468 0,250 19,0 243,0 224,0 55,0 36,0 94,5 69,6 19,03 0,47

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 БН КК 187,58 Просп. Перемоги, 70 0,587 0,314 20,7 243,8 223,2 56,3 35,6 94,9 70,0 10,86 0,27

5.1.28_4210_Перемоги 70 будинок житловий 186 м. Київ, проспект Перемоги буд. 68а 0,106 0,057 18,2 242,6 224,4 56,6 38,4 94,1 69,3 4,31 0,11

5.1.28_4210_Перемоги 70 будинок житловий 186 м. Київ, вулиця Шпака Миколи буд. 5 0,243 0,130 20,0 243,5 223,5 57,5 37,5 94,6 69,7 9,88 0,25
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5.1.29_4212_Магістральна 25 корпус №2 Психоневрологічний диспансер №4 154 м. Київ, вулиця Магістральна, 25 К2 0,012 0,012 12,0 172,0 160,0 18,0 6,0 91,6 67,4 0,48 0,01

5.1.30_4302_Толбухіна 6 будинок житловий 173 м. Київ, вулиця Толбухіна буд. 4 0,107 0,062 15,5 216,7 201,2 43,7 28,2 94,2 69,4 4,25 0,11

5.1.30_4302_Толбухіна 6 будинок житловий 175 м. Київ, вулиця Толбухіна буд. 6 0,040 0,023 18,6 218,3 199,7 43,3 24,7 95,0 70,0 1,59 0,04

5.1.30_4302_Толбухіна 6 будинок житловий 174 м. Київ, вулиця Толбухіна буд. 10 0,040 0,023 18,2 218,1 199,9 44,1 25,9 93,7 69,0 1,59 0,04

5.1.30_4302_Толбухіна 6 будинок житловий 174 м. Київ, вулиця Толбухіна буд. 8 0,059 0,034 18,2 218,1 199,9 44,1 25,9 94,3 69,4 2,34 0,06

5.1.31_4303_Довженка 2 будинок житловий 171,98 м. Київ, вулиця Довженка Олександра буд. 2 0,219 0,105 8,9 200,9 192,1 29,0 20,1 95,0 70,0 8,76 0,22

5.1.33_5103_Депутатська 2 УС1801 181 м. Київ, вулиця Депутатська буд. 6 3,418 2,205 36,3 252,1 215,8 71,1 34,8 149,5 69,8 32,73 2,61

5.1.33_5103_Депутатська 2 УС1802 181 м. Київ, вулиця Хмельницька буд. 10 5,448 3,514 37,6 252,7 215,2 71,7 34,2 149,8 69,9 51,61 4,12

5.1.33_5103_Депутатська 2 УС1804 184 м. Київ, проспект Перемоги буд. 108/1 2,277 1,469 36,1 252,0 215,9 68,0 31,9 149,7 69,9 19,91 1,59

5.1.33_5103_Депутатська 2 УС1803 187 м. Київ, проспект Перемоги буд. 104 1,696 1,094 36,9 252,4 215,5 65,4 28,5 149,9 70,0 14,64 1,17

5.1.33_5103_Депутатська 2 УС1812 183 м. Київ, вулиця Львівська буд. 1/9 8,604 5,550 29,8 248,7 218,9 65,7 35,9 149,4 69,7 91,00 7,25

5.1.33_5103_Депутатська 2 УС1815 182 м. Київ, вулиця Львівська буд. 12 8,669 5,592 26,5 247,0 220,5 65,0 38,5 149,1 69,6 85,27 6,78

5.1.33_5103_Депутатська 2 УС1805 180 м. Київ, проспект Перемоги, 116/1 4,818 3,108 30,4 249,0 218,7 69,0 38,7 149,2 69,6 48,15 3,83

5.1.33_5103_Депутатська 2 УС1811 186 м. Київ, вулиця Святошинська буд. 4 7,877 5,081 31,4 249,6 218,2 63,6 32,2 149,5 69,8 81,59 6,51

5.1.34_5204_Депутатська 1
інтернат школа №16 Управління освіти 
Святошинської РДА

185 м. Київ, вулиця Депутатська, 1 0,491 0,264 9,7 208,8 199,2 23,8 14,2 94,5 69,6 8,46 0,21

5.1.35_5207_Краснова 8 УС1808 175 м. Київ, вулиця Серпова буд. 1 0,694 0,521 11,4 234,2 222,8 59,2 47,8 94,6 69,7 27,07 0,67

5.1.35_5207_Краснова 8 УС1806 177 м. Київ, вулиця Депутатська буд. 30 1,446 1,085 10,9 233,9 223,0 56,9 46,0 94,9 69,9 44,21 1,10

5.1.35_5207_Краснова 8 УС1807 171 м. Київ, вулиця Краснова Миколи буд. 12а 1,323 0,992 9,1 233,0 223,9 62,0 52,9 94,7 69,8 41,59 1,04

5.1.35_5207_Краснова 8 УС1809 173 м. Київ, вулиця Краснова Миколи, 5 0,607 0,455 11,7 234,3 222,6 61,3 49,6 94,5 69,6 17,47 0,43

5.1.35_5207_Краснова 8 УС1810 176 м. Київ, проспект Перемоги буд. 128/2 0,864 0,648 12,3 234,6 222,4 58,6 46,4 94,9 69,9 29,77 0,74

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154 м. Київ, вулиця Берковецька буд. 6 блок №ІІ 0,017 0,013 18,2 193,1 174,9 39,1 20,9 92,8 68,3 0,78 0,02

5.1.36_5225_Берковецька 6 ДЗ №682 Управління освіти Святошинської РДА 154,4 м. Київ, вулиця Синьоозерна, 6 0,084 0,066 5,9 186,9 181,0 32,5 26,6 94,3 69,4 3,84 0,10

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154 м. Київ, вулиця Берковецька буд. 6 блок №ІІІ 0,005 0,004 18,2 193,1 174,9 39,1 20,9 84,7 62,2 0,23 0,01

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154,18 м. Київ, вулиця Берковецька буд. 6 0,218 0,172 18,6 193,3 174,7 39,1 20,5 94,9 69,9 9,98 0,25

5.1.36_5225_Берковецька 6
будинок адміністративний (соціально культурного 
призначення) ТОВ НВФ "Талер"

155,19 м. Київ, вулиця Берковецька, 6А 0,300 0,237 12,2 190,1 177,9 34,9 22,7 94,3 69,5 13,73 0,34

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154 м. Київ, вулиця Берковецька буд. 6 блок №-І 0,008 0,006 18,2 193,1 174,9 39,1 20,9 90,0 66,2 0,37 0,01

5.1.36_5225_Берковецька 6 ЦТП 154 вул. Берковецька 6 1,513 1,194 18,0 193,0 175,0 39,0 21,0 95,0 70,0 31,50 0,79

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 155 м. Київ, вулиця Синьоозерна буд. 2а 0,210 0,166 15,8 191,9 176,1 36,9 21,1 94,6 69,7 9,61 0,24

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 155 м. Київ, вулиця Синьоозерна буд. 2б 0,210 0,166 14,1 191,0 176,9 36,0 21,9 94,5 69,6 9,61 0,24

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154 м. Київ, вулиця Синьоозерна буд. 4 0,210 0,166 18,3 193,2 174,8 39,2 20,8 94,7 69,8 9,61 0,24

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154,75 м. Київ, вулиця Синьоозерна буд. 4а 0,315 0,249 12,6 190,3 177,7 35,5 22,9 94,6 69,7 14,42 0,36

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154,48 м. Київ, вулиця Синьоозерна буд. 6а 0,327 0,258 3,7 185,8 182,1 31,3 27,6 94,7 69,7 14,96 0,37

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154,98 м. Київ, вулиця Синьоозерна буд. 2 0,210 0,166 16,1 192,0 175,9 37,0 21,0 94,6 69,7 9,61 0,24

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154 м. Київ, вулиця Берковецька буд. 6ю 0,016 0,013 18,7 193,3 174,7 39,3 20,7 93,7 69,0 0,73 0,02

5.1.36_5225_Берковецька 6 будинок житловий 154 м. Київ, вулиця Берковецька буд. 6щ 0,012 0,009 18,2 193,1 174,9 39,1 20,9 92,1 67,8 0,55 0,01

5.1.37_7102_Сирець-2 УС880 174 м. Київ, вулиця Ольжича буд. 12 2,250 1,480 29,0 229,9 200,9 55,9 26,9 149,3 69,7 21,06 1,68

5.1.37_7102_Сирець-2 УС879 170 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 35д 1,117 0,735 27,7 229,3 201,5 59,3 31,5 149,0 69,5 10,60 0,84

5.1.37_7102_Сирець-2 УС878 168 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 35е 2,494 1,641 25,6 228,2 202,5 60,2 34,5 148,9 69,5 25,63 2,04

5.1.37_7102_Сирець-2 УС877 172 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 35г 1,383 0,910 30,4 230,6 200,2 58,6 28,2 148,7 69,4 13,22 1,05

5.1.37_7102_Сирець-2 УС876 170 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 37е 1,116 0,734 31,8 231,3 199,6 61,3 29,6 149,6 69,8 10,27 0,82

5.1.37_7102_Сирець-2 УС875 169 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 37д 0,731 0,481 33,2 232,1 198,9 63,1 29,9 149,8 69,9 6,65 0,53

5.1.37_7102_Сирець-2 УС874 167,3 м. Київ, вулиця Бакинська буд. 26 1,475 0,971 30,4 230,6 200,2 63,3 32,9 149,9 69,9 14,02 1,12
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5.1.37_7102_Сирець-2 УС872 167 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 39 2,407 1,584 32,8 231,9 199,1 64,9 32,1 149,6 69,8 22,96 1,83

5.1.37_7102_Сирець-2 УС871 159 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 43 1,205 0,793 32,5 231,7 199,2 72,7 40,2 148,5 69,3 11,51 0,91

5.1.37_7102_Сирець-2 УС870 162 м. Київ, вулиця Бакинська буд. 34 1,503 0,989 31,6 231,2 199,7 69,2 37,7 148,7 69,4 14,17 1,12

5.1.37_7102_Сирець-2 УС869 156 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 51 2,013 1,325 32,1 231,5 199,4 75,5 43,4 147,9 69,0 19,23 1,52

5.1.37_7102_Сирець-2 УС866 156,5 м. Київ, вулиця Петропавлівська буд. 50б 0,988 0,650 16,7 223,5 206,9 67,0 50,4 145,3 67,8 10,40 0,81

5.1.37_7102_Сирець-2 УС867 159 м. Київ, вулиця Петропавлівська буд. 56а 0,660 0,434 19,9 225,2 205,3 66,2 46,3 147,1 68,6 6,16 0,48

5.1.37_7102_Сирець-2 УС868 168 м. Київ, вулиця Бакинська буд. 37в 8,190 5,389 24,5 227,6 203,1 59,6 35,1 149,6 69,8 79,88 6,37

5.1.37_7102_Сирець-2 УС873 166,5 м. Київ, вулиця Теліги Олени буд. 41в 0,548 0,361 32,7 231,8 199,1 65,3 32,6 149,6 69,8 5,26 0,42

5.1.39_7403_Шполянська 6а будинок житловий 151,97 м. Київ, вулиця Шполянська буд. 6а 0,107 0,086 9,8 174,9 165,1 22,9 13,1 94,3 69,4 4,13 0,10

5.1.40_4104_Берестейська блок господарчий (корпус 1-5) УНДІСТта СЕ СБУ 177,73 м. Київ, вулиця Василенка Миколи, 3 5,020 1,933 14,1 240,4 226,3 62,7 48,6 104,9 69,9 71,86 2,51

5.1.40_4104_Берестейська будинок житловий 177,92 м. Київ, провулок Чугуївський буд. 10 0,320 0,123 31,4 249,2 217,8 71,3 39,9 102,2 68,1 4,58 0,16

5.1.40_4104_Берестейська будинок житловий 178,33 м. Київ, провулок Чугуївський буд. 17 0,050 0,019 31,6 249,3 217,7 70,9 39,4 101,7 67,7 0,72 0,02

5.1.40_4104_Берестейська будинок житловий 179,27 м. Київ, провулок Чугуївський буд. 12 0,180 0,069 31,3 249,1 217,8 69,9 38,5 101,1 67,3 2,58 0,09

5.1.40_4104_Берестейська
Будинкоуправління N12 Київського квартирно-
експлуатаційного управління Міністерства 
Оборони України

179,75 м. Київ, провулок Чугуївський буд. 19 0,150 0,058 31,5 249,2 217,7 69,5 38,0 100,9 67,2 2,15 0,07

5.1.40_4104_Берестейська будинок адміністративний ГУ ДФС У М.КИЄВІ 177,08 м. Київ, провулок   Чугуївський, 15А 0,050 0,019 32,3 249,7 217,3 72,6 40,2 102,4 68,2 0,72 0,02

5.1.40_4104_Берестейська будинок житловий 189,62 м. Київ, вулиця Василенка Миколи буд. 1 0,098 0,038 34,6 250,8 216,2 61,2 26,6 96,8 64,3 1,40 0,05

5.1.40_4104_Берестейська гуртожиток 190 м. Київ, вулиця Василенка Миколи, 1 0,208 0,080 34,6 250,8 216,2 60,8 26,2 97,9 65,1 2,98 0,10

5.1.40_4104_Берестейська ТОВ "ЛВ ЦЕНТР" 174 м. Київ, вулиця Виборзька, 104 0,040 0,015 33,8 250,4 216,6 76,4 42,6 94,9 63,0 0,57 0,02

5.1.40_4104_Берестейська будинок житловий 175 м. Київ, провулок Чугуївський буд. 13а 0,479 0,184 31,0 249,0 218,0 74,0 43,0 102,4 68,2 6,86 0,23

5.1.40_4104_Берестейська будинок житловий 175,47 м. Київ, провулок Чугуївський буд. 13 0,359 0,138 31,1 249,0 217,9 73,5 42,5 102,2 68,1 5,14 0,18

5.1.40_4104_Берестейська ЦТП 181 вул. Василенка, 1 1,235 0,475 34,9 251,0 216,0 70,0 35,0 105,0 70,0 11,25 0,39

5.1.40_4104_Берестейська будинок житловий 177,17 м. Київ, провулок Чугуївський буд. 15 0,050 0,019 31,7 249,3 217,6 72,2 40,5 102,0 67,9 0,72 0,02

5.1.40_4104_Берестейська будинок житловий 178,68 м. Київ, провулок Чугуївський буд. 19а 0,355 0,137 32,5 249,7 217,2 71,1 38,5 103,3 68,8 5,08 0,18

5.1.41_4218_Борщагівська 154
КП з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення "Спецжитлофонд"

158,69 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 152а 0,376 0,293 23,0 224,5 201,5 65,8 42,8 94,5 69,7 11,70 0,29

5.1.41_4218_Борщагівська 154
КП з утримання та експлуатації житлового фонду 
спеціального призначення "Спецжитлофонд"

159,12 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 152а 0,457 0,356 23,0 224,5 201,5 65,4 42,4 94,5 69,7 14,22 0,35

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ Борщ 154 М2 БН 160,53 Вул. Борщагівська, 154 1,556 1,211 23,9 225,0 201,0 64,4 40,5 95,0 70,0 22,03 0,55

5.1.41_4218_Борщагівська 154 будинок житловий 163,35 м. Київ, вулиця Виборзька буд. 41 0,298 0,231 22,2 224,1 201,9 60,8 38,5 94,4 69,6 9,26 0,23

5.1.41_4218_Борщагівська 154 будинок житловий 150,69 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 150 0,145 0,113 23,3 224,7 201,3 74,0 50,6 93,5 68,9 4,51 0,11

5.1.41_4218_Борщагівська 154 будинок житловий 164,2 м. Київ, вулиця Гетьмана Вадима буд. 25 0,146 0,114 21,6 223,8 202,2 59,6 38,0 93,9 69,1 4,54 0,11

5.1.41_4218_Борщагівська 154 ТОВ "СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА" 155,28 м. Київ, вулиця Борщагівська, 152Б 0,061 0,047 23,6 224,8 201,2 69,5 45,9 94,2 69,4 1,90 0,05

5.1.41_4218_Борщагівська 154 ТОВ "УКРЕМ" 161,07 м. Київ, вулиця Виборзька, 31/37 0,039 0,030 22,5 224,3 201,7 63,2 40,7 92,5 68,1 1,21 0,03

5.1.41_4218_Борщагівська 154 будинок житловий 161,14 м. Київ, вулиця Виборзька буд. 41/23 0,300 0,233 21,8 223,9 202,1 62,7 41,0 93,5 68,9 9,33 0,23

5.1.41_4218_Борщагівська 154 будинок житловий 150 м. Київ, вулиця Борщагівська буд. 152 0,176 0,137 23,4 224,7 201,3 74,7 51,3 93,4 68,8 5,48 0,13

5.1.41_4218_Борщагівська 154 будинок житловий 163,61 м. Київ, вулиця Виборзька буд. 31-37а 0,331 0,258 22,5 224,3 201,7 60,6 38,1 94,4 69,6 10,30 0,26

5.1.42_4301_Перемоги 61 будинок житловий 180,74 м. Київ, проспект Перемоги буд. 61/2 0,331 0,239 10,3 215,7 205,3 34,9 24,6 95,0 70,0 13,38 0,33

5.1.42_4301_Перемоги 61 будинок житловий 181,37 м. Київ, вулиця Дружківська буд. 4 0,191 0,138 6,3 213,6 207,3 32,3 26,0 94,1 69,3 7,72 0,19

5.1.43_4306_Новопольова 69 будинок житловий 180,53 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 69 0,025 0,021 16,7 209,8 193,2 29,3 12,6 93,7 69,1 1,02 0,03

5.1.43_4306_Новопольова 69 будинок житловий 180,51 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 67 0,031 0,026 16,0 209,5 193,5 29,0 13,0 93,0 68,5 1,26 0,03

5.1.43_4306_Новопольова 69 будинок житловий 180,59 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 65 0,035 0,030 16,0 209,5 193,5 28,9 12,9 92,9 68,4 1,43 0,04
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5.1.43_4306_Новопольова 69 будинок житловий 180 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 71 0,031 0,026 15,9 209,5 193,5 29,5 13,5 93,5 68,8 1,26 0,03

5.1.43_4306_Новопольова 69 будинок житловий 180 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 73 0,030 0,025 15,9 209,5 193,5 29,5 13,5 93,3 68,7 1,22 0,03

5.1.43_4306_Новопольова 69 будинок житловий 180,5 м. Київ, вулиця Новопольова буд. 63 0,031 0,026 16,1 209,5 193,5 29,0 13,0 91,3 67,2 1,26 0,03

5.1.44_4307_Відрадний 73 будинок житловий 179,59 м. Київ, проспект Відрадний буд. 85 0,022 0,019 17,4 214,7 197,3 35,1 17,7 84,1 61,7 0,92 0,02

5.1.44_4307_Відрадний 73 будинок житловий ОСББ "ВІДРАДНИЙ МАЄТОК" 182 м. Київ, проспект Відрадний, 71/2 0,063 0,055 16,8 214,4 197,6 32,4 15,6 93,8 69,1 2,64 0,07

5.1.44_4307_Відрадний 73 будинок житловий 180 м. Київ, проспект Відрадний буд. 79/2 0,009 0,008 17,5 214,7 197,3 34,7 17,3 85,9 63,1 0,38 0,01

5.1.44_4307_Відрадний 73 гуртожиток ПрАТ "Укргазбуд" 181,05 м. Київ, проспект Відрадний, 75 0,065 0,057 16,4 214,2 197,8 33,1 16,8 93,2 68,6 2,73 0,07

5.1.44_4307_Відрадний 73 будинок житловий 178,88 м. Київ, проспект Відрадний буд. 89 0,009 0,008 17,4 214,7 197,3 35,8 18,4 73,3 53,4 0,38 0,01

5.1.44_4307_Відрадний 73 будинок житловий 180 м. Київ, проспект Відрадний буд. 81 0,010 0,009 17,5 214,7 197,3 34,7 17,3 86,3 63,4 0,42 0,01

5.1.44_4307_Відрадний 73 будинок житловий 180,24 м. Київ, проспект Відрадний буд. 77/1 0,064 0,056 16,5 214,3 197,7 34,0 17,5 92,4 68,1 2,68 0,07

5.1.45_5102_Верховинна 80б УС1783 155 м. Київ, вулиця Верховинна буд. 87 3,104 2,334 34,3 231,6 197,3 76,6 42,3 149,8 69,9 33,12 2,65

5.1.45_5102_Верховинна 80б УС1782 161 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла буд. 87 3,276 2,464 29,6 229,2 199,6 68,2 38,6 149,5 69,8 36,30 2,89

5.1.45_5102_Верховинна 80б УС1781 152 м. Київ, вулиця Верховинна буд. 80 2,422 1,822 34,6 231,8 197,2 79,8 45,2 149,9 70,0 26,24 2,10

5.1.45_5102_Верховинна 80б УС1780 164 м. Київ, проспект Перемоги буд. 127 1,228 0,923 32,8 230,9 198,1 66,9 34,1 148,5 69,3 13,65 1,08

5.1.45_5102_Верховинна 80б УС1784 149 м. Київ, вулиця Верховинна буд. 82 1,377 1,036 34,6 231,8 197,2 82,8 48,2 148,9 69,5 14,94 1,19

5.1.46_5104_Святошинська 34 Київське КЕУ 175 м. Київ, вулиця Відпочинку, 9 0,450 0,286 27,6 234,8 207,2 59,8 32,2 145,1 67,6 3,58 0,28

5.1.46_5104_Святошинська 34 УС1831 182 м. Київ, провулок Святошинський буд. 2 2,124 1,351 28,5 235,2 206,7 53,2 24,7 147,4 68,8 21,10 1,66

5.1.46_5104_Святошинська 34 УС1830 176 м. Київ, вулиця Петрицького Анатолія буд. 15а 8,641 5,496 27,3 234,6 207,3 58,6 31,3 148,1 69,1 83,09 6,57

5.1.46_5104_Святошинська 34 УС1832 176 м. Київ, вулиця Святошинська, 34 0,278 0,177 30,0 236,0 206,0 60,0 30,0 145,2 67,7 2,21 0,17

5.1.48_5202_Перемоги 113 побутові заклади 173,05 м. Київ, проспект Перемоги, 113 0,065 0,025 20,6 217,8 197,2 44,7 24,1 94,3 69,5 2,13 0,05

5.1.48_5202_Перемоги 113
корпус спальний школи-інтернат №15 Управління 
освіти Святошинської РДА

174 м. Київ, проспект Перемоги, 113 0,177 0,069 24,3 219,7 195,3 45,7 21,3 94,7 69,7 5,80 0,14

5.1.48_5202_Перемоги 113
корпус навчальний школи-інтернат №15 
Управління освіти Святошинської РДА

173 м. Київ, проспект Перемоги, 113 0,256 0,100 20,6 217,8 197,2 44,8 24,2 94,3 69,5 8,39 0,21

5.1.48_5202_Перемоги 113
інтернат школа №15 Управління освіти 
Святошинської РДА

173,63 м. Київ, проспект Перемоги, 113 0,200 0,078 20,7 217,8 197,1 44,2 23,5 94,5 69,6 6,55 0,16

5.1.48_5202_Перемоги 113 ЦТП 172,96 м. Київ, проспект Перемоги, 113 0,377 0,147 20,6 217,8 197,2 44,8 24,2 94,3 69,5 5,62 0,14

5.1.48_5202_Перемоги 113 адміністративна будівля 172,55 м. Київ, проспект Перемоги, 115 0,021 0,008 21,3 218,1 196,8 45,6 24,3 89,3 65,7 0,69 0,02

5.1.48_5202_Перемоги 113 ДЗ №60 Управління освіти Святошинської РДА 176,63 м. Київ, вулиця Львівська, 32 0,304 0,119 21,9 218,4 196,5 41,8 19,9 93,3 68,7 5,46 0,13

5.1.50_5210_Котельникова 95 КМКЛ N7 153 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла, 95 0,028 0,013 17,9 206,4 188,5 53,4 35,5 94,0 69,3 1,21 0,03

5.1.50_5210_Котельникова 95 КМКЛ N7 153 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла, 95 1,808 0,846 21,7 208,3 186,7 55,3 33,7 94,8 69,9 57,76 1,44

5.1.51_5211_Крамського 21
корпус хлораторна Київська міська клінічна 
лікарня №5

174,13 м. Київ, вулиця Крамського івана, 21 0,002 0,000 16,8 211,9 195,1 37,8 21,0 21,0 13,0 0,02 0,00

5.1.51_5211_Крамського 21 морг Київська міська клінічна лікарня №5 173,7 м. Київ, вулиця Крамського івана, 21 0,004 0,001 16,8 211,9 195,1 38,2 21,4 50,4 35,8 0,03 0,00

5.1.51_5211_Крамського 21 корпус №1 Київська міська клінічна лікарня №5 177,51 м. Київ, вулиця Крамського івана, 21А 0,289 0,047 16,2 211,6 195,4 34,1 17,9 93,2 68,6 2,37 0,06

5.1.51_5211_Крамського 21 пральня Київська міська клінічна лікарня №5 174,07 м. Київ, вулиця Крамського івана, 21 0,034 0,006 16,8 211,9 195,1 37,8 21,0 86,6 63,6 0,28 0,01

5.1.51_5211_Крамського 21
корпус головний Київська міська клінічна лікарня 
№5

177,75 м. Київ, вулиця Відпочинку, 11 1,593 0,261 -152,0 126,8 278,8 -51,0 101,1 94,5 69,6 11,50 0,29

5.1.51_5211_Крамського 21
блок господарчий Київська міська клінічна лікарня 
№5

178 м. Київ, вулиця Відпочинку, 11 0,087 0,014 16,4 211,7 195,3 33,7 17,3 91,9 67,7 0,71 0,02

5.1.51_5211_Крамського 21
корпус лікувальний №2 Київська міська клінічна 
лікарня №5

175,8 м. Київ, вулиця Крамського івана, 21А 0,403 0,066 16,4 211,7 195,3 35,9 19,5 93,5 68,9 3,30 0,08

5.1.51_5211_Крамського 21 ЦТП 175 вул. Крамського івана 21 0,276 0,045 16,8 211,9 195,1 36,9 20,1 94,7 69,8 1,03 0,03
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5.1.51_5211_Крамського 21
корпус лікувальний інфекційний Київський міський
інформ.-обчисл. центр

175,87 м. Київ, вулиця Крамського івана, 21 0,041 0,007 16,1 211,5 195,5 35,7 19,6 92,1 67,8 0,34 0,01

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
корпус лікувальний "Б" Клінічний санаторій 
"Перемога"

154,04 м. Київ, вулиця Бударіна, 3 0,185 0,058 30,4 223,7 193,3 69,6 39,3 103,9 69,2 2,07 0,07

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
корпус лікувальний "В" Клінічний санаторій 
"Перемога"

154,91 м. Київ, вулиця Бударіна, 3 0,144 0,045 30,4 223,7 193,3 68,8 38,4 103,9 69,2 1,61 0,06

5.1.52_5213_Санаторій Перемога їдальня Клінічний санаторій "Перемога" 154,95 м. Київ, вулиця Бударіна, 3 0,195 0,061 30,4 223,7 193,3 68,7 38,3 103,9 69,2 2,18 0,08

5.1.52_5213_Санаторій Перемога гараж (ПРАЛЬНЯ) Клінічний санаторій "Перемога" 152,01 м. Київ, вулиця Бударіна, 3 0,088 0,028 32,5 224,7 192,3 72,7 40,2 102,8 68,5 0,98 0,03

5.1.52_5213_Санаторій Перемога будинок житловий 150 м. Київ, вулиця Бударіна буд. 3а 0,315 0,099 14,6 215,7 201,1 65,7 51,1 101,2 67,4 3,52 0,12

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
корпус лікувальний Клінічний санаторій 
"Перемога"

151,72 м. Київ, вулиця Бударіна, 3 0,083 0,026 32,7 224,8 192,2 73,1 40,4 103,8 69,2 0,93 0,03

5.1.52_5213_Санаторій Перемога будинок житловий 149,85 м. Київ, вулиця Бударіна буд. 3в 0,404 0,126 14,6 215,7 201,1 65,8 51,2 101,2 67,4 4,52 0,15

5.1.52_5213_Санаторій Перемога будинок житловий 150 м. Київ, вулиця Бударіна буд. 3б 0,290 0,091 14,6 215,7 201,1 65,7 51,1 101,2 67,4 3,25 0,11

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
адміністративна будівля КНП "ЦПМСД N 1" 
Святошинського району м.Києва

149,68 м. Київ, вулиця Бударіна, 3-В 0,008 0,002 14,6 215,7 201,1 66,0 51,4 101,2 67,4 0,09 0,00

5.1.52_5213_Санаторій Перемога будинок житловий 150,22 м. Київ, вулиця Бударіна буд. 7 0,298 0,093 19,4 218,1 198,7 67,9 48,5 100,1 66,6 3,33 0,11

5.1.52_5213_Санаторій Перемога будинок житловий 150,58 м. Київ, вулиця Бударіна буд. 5 0,527 0,165 19,3 218,1 198,8 67,5 48,2 97,8 65,0 5,90 0,19

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
Центр дозвілля Управління освіти, молоді та 
спорту Святошинської РДА в м. Києві

152,71 м. Київ, вулиця Бударіна, 3 0,108 0,034 32,5 224,8 192,2 72,1 39,5 98,5 65,5 1,21 0,04

5.1.52_5213_Санаторій Перемога будинок житловий 151 м. Київ, вулиця Бударіна буд. 9 0,463 0,145 21,9 219,4 197,5 68,4 46,5 101,2 67,3 5,18 0,18

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
будинок житловий відомчий Клінічний санаторій 
"Перемога"

153,07 м. Київ, вулиця Бударіна, 1 0,080 0,025 32,5 224,8 192,2 71,7 39,2 98,6 65,6 0,90 0,03

5.1.52_5213_Санаторій Перемога ДЗ №747 Управління освіти Святошинської РДА 149 м. Київ, вулиця Бударіна, 9 0,056 0,018 14,6 215,7 201,1 66,7 52,1 101,2 67,4 0,63 0,02

5.1.52_5213_Санаторій Перемога будинок житловий 153,27 м. Київ, вулиця Бударіна буд. 1 0,080 0,025 32,5 224,8 192,2 71,5 39,0 98,6 65,6 0,90 0,03

5.1.52_5213_Санаторій Перемога будинок житловий ОСББ "ТРАМП" 149,51 м. Київ, вулиця Бударіна, 3-Г 0,334 0,105 14,6 215,7 201,1 66,2 51,6 101,2 67,4 3,74 0,13

5.1.52_5213_Санаторій Перемога ЦТП 152,66 вул. Бударіна, 3 3,761 1,177 32,9 225,0 192,0 72,3 39,4 105,0 70,0 26,78 0,94

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
корпус лікувальний Клінічний санаторій 
"Перемога"

154,45 м. Київ, вулиця Бударіна, 3 0,251 0,079 30,4 223,7 193,3 69,2 38,8 103,9 69,2 2,81 0,10

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
корпус лікувальний ВІДДІЛЕННЯ 
КОНТРАСТНОГО ЛІКУВАННЯ Клінічний 
санаторій "Перемога"

154,8 м. Київ, вулиця Бударіна, 3 0,017 0,005 30,4 223,7 193,3 68,9 38,5 103,9 69,2 0,19 0,01

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
корпус лікувальний "А" Клінічний санаторій 
"Перемога"

153 м. Київ, вулиця Бударіна, 3 0,167 0,052 30,4 223,7 193,3 70,7 40,3 103,9 69,2 1,87 0,06

5.1.54_5214_Відпочинку 7 УС1823 177 м. Київ, вулиця Верховинна буд. 37 2,940 1,808 14,4 241,9 227,6 64,9 50,6 148,6 69,3 35,22 2,79

5.1.54_5214_Відпочинку 7 будинок житловий 180 м. Київ, вулиця Верховинна буд. 34 0,749 0,461 15,2 242,4 227,2 62,4 47,2 148,0 69,0 11,13 0,88

5.1.54_5214_Відпочинку 7 УС1813 182 м. Київ, вулиця Петрицького Анатолія буд. 5/9 3,617 2,224 22,6 246,2 223,6 64,2 41,6 149,2 69,6 45,82 3,65

5.1.54_5214_Відпочинку 7 УС1814 182 м. Київ, вулиця Львівська, 2/4 1,090 0,670 22,8 246,3 223,5 64,3 41,5 148,1 69,1 12,09 0,96

5.1.54_5214_Відпочинку 7 УС1816 182 м. Київ, вулиця Львівська буд. 26а 2,830 1,740 16,0 242,8 226,8 60,8 44,8 148,2 69,1 32,87 2,60

5.1.54_5214_Відпочинку 7
Київська міська наркологічна клінічна лікарня 
"Соціотерапія"

178 м. Київ, вулиця Відпочинку, 18 0,169 0,104 15,8 242,7 226,9 64,7 48,9 143,2 66,7 2,37 0,18

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Національний університет харчових технологій 182 м. Київ, вулиця Петрицького Анатолія, 12 0,590 0,363 22,6 246,2 223,6 64,2 41,6 148,9 69,5 7,90 0,63

5.1.54_5214_Відпочинку 7 УС1817 178 м. Київ, вулиця Крамського івана, 10 1,124 0,691 16,4 243,0 226,6 65,0 48,6 149,0 69,5 13,40 1,06

5.1.54_5214_Відпочинку 7 УС1821 181 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла буд. 26 1,537 0,945 25,2 247,5 222,3 66,5 41,3 149,8 69,9 18,58 1,48
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5.1.54_5214_Відпочинку 7
приміщення вбудоване ТОВ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ ТА ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
"НОВОСЕРВІС"

182 м. Київ, вулиця Львівська, 11 0,034 0,021 23,3 246,5 223,2 64,5 41,2 146,6 68,4 0,34 0,03

5.1.54_5214_Відпочинку 7
адміністративна будівля ФО КРИЖЕВИЧ 
СВЯТОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

180 м. Київ, вулиця Верховинна, 34 0,051 0,031 15,2 242,4 227,2 62,4 47,2 148,0 69,0 0,58 0,05

5.1.54_5214_Відпочинку 7
ж/б 1 зона ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА 
ЖИТЛОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ "НОВОСЕРВІС"

182 м. Київ, вулиця Львівська, 11, І зона 0,340 0,209 23,3 246,5 223,2 64,5 41,2 146,6 68,4 3,77 0,29

5.1.54_5214_Відпочинку 7 ТОВ "КУЖЕ "НОВОСЕРВІС" 182 м. Київ, вулиця Львівська, 11, ІІ зона 0,351 0,216 23,3 246,5 223,2 64,5 41,2 146,6 68,4 3,88 0,30

5.1.54_5214_Відпочинку 7 будинок житловий 180 м. Київ, вулиця Верховинна буд. 28 0,040 0,025 18,0 243,8 225,8 63,8 45,8 140,9 65,6 0,40 0,03

5.1.54_5214_Відпочинку 7
Спеціалізований будинок для ВВП, ГВП та 
інвалідів на вул. М. Котельникова, 32/11

179
м. Київ, вулиця Котельникова Михайла буд. 
32/11

0,441 0,271 18,0 243,8 225,8 64,8 46,8 148,8 69,4 5,76 0,46

5.1.54_5214_Відпочинку 7 будинок житловий 178 м. Київ, вулиця Крамського Івана буд. 19 0,091 0,056 15,8 242,7 226,9 64,7 48,9 143,7 67,0 0,91 0,07

5.1.54_5214_Відпочинку 7 УС1822 180 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла буд. 37а 5,599 3,443 11,5 240,4 229,0 60,4 49,0 149,4 69,7 66,52 5,30

5.1.55_5215_Крамського 16
корпус головний Святошинський дитячий будинок-
інтернат

175 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла, 51 0,618 0,138 13,4 215,2 201,8 40,2 26,8 94,5 69,6 26,46 0,66

5.1.55_5215_Крамського 16 теплиця Святошин. психоневрологічний інтернат 172 м. Київ, вулиця Крамського івана, 16 0,180 0,040 11,9 214,5 202,5 42,5 30,5 94,0 69,2 7,71 0,19

5.1.55_5215_Крамського 16 гаражі Святошин. психоневрологічний інтернат 171 м. Київ, вулиця Крамського івана, 16 0,023 0,005 14,4 215,7 201,3 44,7 30,3 94,6 69,7 0,98 0,02

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 КК БН 171 Вул. Крамського, 16 1,402 0,313 15,0 216,0 201,0 45,0 30,0 95,0 70,0 27,31 0,68

5.1.55_5215_Крамського 16
корпус господарський Святошин. 
психоневрологічний інтернат

173 м. Київ, вулиця Крамського івана, 16 0,033 0,007 11,9 214,4 202,6 41,4 29,6 93,9 69,1 1,41 0,03

5.1.55_5215_Крамського 16
корпус №2 Святошин. психоневрологічний 
інтернат

170 м. Київ, вулиця Крамського івана, 16 0,253 0,056 13,7 215,4 201,6 45,4 31,6 94,5 69,6 10,83 0,27

5.1.55_5215_Крамського 16
корпус лікувальний Святошин. 
психоневрологічний інтернат

173 м. Київ, вулиця Крамського івана, 16 0,210 0,047 11,9 214,4 202,6 41,4 29,6 93,9 69,1 8,99 0,22

5.1.55_5215_Крамського 16
теплиця ІІ Святошинський дитячий будинок-
інтернат

172 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла, 51 0,180 0,040 13,6 215,3 201,7 43,3 29,7 94,6 69,7 7,71 0,19

5.1.55_5215_Крамського 16
прохідна Святошинський дитячий будинок-
інтернат

172 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла, 51 0,003 0,001 13,3 215,1 201,9 43,1 29,9 72,4 52,8 0,13 0,00

5.1.55_5215_Крамського 16
корпус господарський Святошинський дитячий 
будинок-інтернат

172 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла, 51 0,040 0,009 14,8 215,9 201,1 43,9 29,1 94,8 69,8 1,71 0,04

5.1.55_5215_Крамського 16
теплиця І Святошинський дитячий будинок-
інтернат

172 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла, 51 0,132 0,029 13,2 215,1 201,9 43,1 29,9 94,4 69,6 5,65 0,14

5.1.55_5215_Крамського 16 будинок житловий 171 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла буд. 51а 0,182 0,041 14,5 215,8 201,2 44,8 30,2 94,2 69,4 7,79 0,19

5.1.57_5216_Котельникова 62 УС1827 168 м. Київ, вулиця Верховинна, 69 5,574 2,859 1,3 215,8 214,5 47,8 46,5 149,8 69,9 69,66 5,56

5.1.57_5216_Котельникова 62 УС1828 170 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла буд. 53а 0,608 0,312 21,3 226,1 204,8 56,1 34,8 148,7 69,4 7,78 0,62

5.1.57_5216_Котельникова 62 УС1829 169 м. Київ, вулиця Кричевського Федора, 21 0,661 0,339 13,9 222,3 208,4 53,3 39,4 147,1 68,6 9,46 0,74

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 УС1820 181 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла буд. 25 2,233 1,682 14,3 241,5 227,2 60,5 46,2 147,7 68,9 41,96 3,31

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 УС1818 182 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла буд. 7 1,706 1,285 22,9 245,9 223,0 63,9 41,0 149,7 69,9 30,37 2,42

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 УС1819 183 м. Київ, вулиця Котельникова Михайла буд. 12 2,956 2,226 20,1 244,5 224,4 61,5 41,4 149,4 69,7 50,87 4,05

5.1.59_5221_Чистяківська 24
корпус навчальний ШКОЛА-САДОК "ЛІСОВА 
КАЗКА" Управління освіти Святошинської РДА

183 м. Київ, вулиця Чистяківська, 24 0,093 0,074 20,2 226,6 206,4 43,6 23,4 93,4 68,8 3,77 0,09

5.1.59_5221_Чистяківська 24 корпус навчальний ДНЗ Київський центр ПТО 184 м. Київ, вулиця Чистяківська, 24 0,520 0,415 -187,4 121,9 309,3 -62,1 125,3 94,8 69,8 24,90 0,62
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5.1.59_5221_Чистяківська 24
корпус навчальний ШКОЛА-САДОК "ЛІСОВА 
КАЗКА" Управління освіти Святошинської РДА

184 м. Київ, вулиця Чистяківська, 24 0,150 0,120 -41,2 195,7 236,8 11,7 52,8 94,8 69,9 5,56 0,14

5.1.59_5221_Чистяківська 24
корпус навчальний ШКОЛА-САДОК "ЛІСОВА 
КАЗКА" Управління освіти Святошинської РДА

184 м. Київ, вулиця Чистяківська, 24 0,245 0,196 15,7 224,3 208,6 40,3 24,6 94,6 69,7 7,58 0,19

5.1.61_5224 Житомирське шосе19
будинок адміністративний СТАНЦІЯ І ПІДЙОМУ 
ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПОЛЯНА"

128,3 м. Київ, шосе Житомирське 19 км, 0,014 0,017 5,8 158,3 152,5 30,0 24,2 86,2 63,3 0,60 0,01

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП КК БН 128 Житомирське шосе, 19 км 0,144 0,171 20,6 165,8 145,2 37,8 17,2 95,0 70,0 2,83 0,07

5.1.61_5224 Житомирське шосе19
будинок житловий відомчий ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПОЛЯНА"

129,35 м. Київ, шосе Житомирське 19 км, 0,040 0,047 5,5 158,2 152,7 28,8 23,3 90,3 66,5 1,73 0,04

5.1.61_5224 Житомирське шосе19
будинок житловий відомчий ДИТЯЧИЙ 
САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПОЛЯНА"

130 м. Київ, шосе Житомирське 19 км, 3 0,028 0,033 10,4 160,7 150,2 30,7 20,2 92,5 68,1 1,21 0,03

5.1.61_5224 Житомирське шосе19
корпус ІЗОЛЯТОР Дитячий спеціалізований 
санаторій "ЛІСОВА ПОЛЯНА"

129 м. Київ, шосе Житомирське 19 км, 0,040 0,047 17,7 164,3 146,6 35,3 17,6 92,3 67,9 1,73 0,04

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 Гуртожиток санаторію. 129,25 м. Київ, шосе Житомирське, 19-й км 0,049 0,058 6,5 158,7 152,2 29,4 23,0 92,5 68,1 1,62 0,04

143
будинок адміністративний водонапорна башта 
ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПОЛЯНА"

129,94 м. Київ, шосе Житомирське 19 км, 0,005 0,006 20,6 165,8 145,2 35,9 15,3 73,7 53,7 0,22 0,00

143
корпус головний Дитячий спеціалізований 
санаторій "ЛІСОВА ПОЛЯНА"

126 м. Київ, шосе Житомирське 19 км, 0,282 0,334 17,7 164,3 146,6 38,3 20,6 94,3 69,5 12,17 0,30

5.1.61_5224 Житомирське шосе19
корпус адміністративний Дитячий спеціалізований 
санаторій "ЛІСОВА ПОЛЯНА"

130,55 м. Київ, шосе Житомирське 19 км, 0,002 0,002 20,6 165,8 145,2 35,3 14,6 2,7 0,0 0,09 0,00

5.1.62_5302_Перемоги 5 будинок житловий 164 м. Київ, вулиця Перемоги буд. 5 0,085 0,063 12,6 202,8 190,2 38,8 26,2 94,9 69,9 3,51 0,09

5.1.62_5302_Перемоги 5 будинок житловий ОСББ ОСББ "ПЕРЕМОГА - 1" 163,07 м. Київ, вулиця Перемоги, 1 0,085 0,063 12,0 202,5 190,5 39,4 27,4 93,6 68,9 3,51 0,09

5.1.62_5302_Перемоги 5 будинок житловий 163,52 м. Київ, вулиця Перемоги буд. 3 0,085 0,063 12,1 202,5 190,4 39,0 26,9 94,5 69,6 3,51 0,09

5.1.62_5302_Перемоги 5 будинок житловий 164,53 м. Київ, вулиця Перемоги буд. 7 0,085 0,063 11,9 202,4 190,6 37,9 26,0 93,9 69,2 3,51 0,09

5.1.63_5501 Кільцева дорога 8 будинок житловий 162,77 м. Київ, дорога Кільцева буд. 6 0,237 0,100 19,6 212,8 193,2 50,0 30,4 94,0 69,3 4,87 0,12

5.1.63_5501 Кільцева дорога 8 БН 163,13 м. Київ, дорога Кільцева буд. 6 0,221 0,093 20,0 213,0 193,0 49,9 29,9 95,0 70,0 2,07 0,05

5.1.63_5501 Кільцева дорога 8 будинок житловий 163,08 м. Київ, дорога Кільцева буд. 8 0,225 0,095 20,0 213,0 193,0 49,9 29,9 95,0 70,0 2,36 0,06

5.1.63_5501 Кільцева дорога 8 будинок житловий 163,23 шлях Кільцева, 8 0,214 0,090 20,0 213,0 193,0 49,8 29,8 95,0 70,0 2,13 0,05

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна корпус лікувальний Лікарня для вчених НАНУ 164,5 м. Київ, узвіз Вознесенський, 22 0,419 0,079 27,6 227,3 199,7 62,8 35,2 148,4 69,3 3,96 0,31

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна
будинок адміністративний Лікарня для вчених 
НАНУ

158,4 м. Київ, узвіз Вознесенський, 22 0,236 0,045 27,5 227,2 199,7 68,8 41,3 149,3 69,7 2,23 0,18

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна корпус лікувальний Лікарня для вчених НАНУ 162,53 м. Київ, узвіз Вознесенський, 22 0,735 0,139 27,6 227,3 199,7 64,7 37,2 148,5 69,3 6,95 0,55

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна поліклініка №1 Лікарня для вчених НАНУ 158,21 м. Київ, узвіз Вознесенський, 22 0,834 0,158 27,3 227,1 199,8 68,9 41,6 149,4 69,7 12,61 1,00

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна будинок адміністративний ДО "Автобаза ДУС" 125,12 м. Київ, вулиця Петрівська, 12 2,348 0,444 24,4 225,7 201,2 100,5 76,1 149,5 69,8 25,37 2,02

6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21 будинок житловий 126 м. Київ, вулиця Нововокзальна буд. 19 0,300 0,146 7,8 174,3 166,6 48,3 40,6 94,9 69,9 15,16 0,38

6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21 НВ КК БН 127,7 Вул. Ново-Вокзальна, 19/21 0,543 0,264 11,6 176,2 164,7 48,5 37,0 95,0 70,0 12,49 0,31

6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21 будинок житловий 128 м. Київ, вулиця Нововокзальна буд. 21 0,700 0,340 7,5 174,2 166,7 46,2 38,7 94,9 69,9 35,38 0,88

6.1.5_4502_Боткіна 4 ОСББ "ПРОЦВІТАННЯ-48" 144,08 м. Київ, вулиця Боткіна буд. 4 0,514 0,614 21,0 196,0 175,0 51,9 30,9 95,0 70,0 22,29 0,56

6.1.6_7202_Нагірна 22 УС463 158,5 м. Київ, вулиця Мурашка Миколи буд. 4б 2,366 1,242 32,1 241,5 209,4 83,0 50,9 149,1 69,6 28,12 2,24

6.1.6_7202_Нагірна 22 УС460 174 м. Київ, вулиця Нагірна буд. 15 3,889 2,041 27,0 238,9 211,9 64,9 37,9 148,5 69,3 44,46 3,52

6.1.6_7202_Нагірна 22 УС462 163 м. Київ, вулиця Багговутівська, 29 1,953 1,025 33,4 242,2 208,8 79,2 45,8 149,8 69,9 23,31 1,86

6.1.6_7202_Нагірна 22 УС461 171 м. Київ, вулиця Нагірна, 24 0,699 0,367 34,2 242,6 208,4 71,6 37,4 149,8 69,9 7,98 0,64

6.1.7_7203_Багговутівська 36а ТОВ "Житлобуд-1" 166 м. Київ, вулиця Татарська буд. 7 1,361 0,980 29,3 241,0 211,6 75,0 45,6 148,7 69,4 17,24 1,37
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6.1.7_7203_Багговутівська 36а УС465 171 м. Київ, вулиця Шмідта Отто буд. 26б 3,946 2,841 32,8 242,8 210,0 71,8 39,0 148,9 69,5 41,63 3,31

6.1.7_7203_Багговутівська 36а УС469 170 м. Київ, вулиця Татарська буд. 27/4 2,813 2,026 34,3 243,5 209,3 73,5 39,3 149,5 69,8 28,73 2,29

6.1.7_7203_Багговутівська 36а УС468 168 м. Київ, провулок Татарський буд. 8 1,589 1,144 32,4 242,6 210,2 74,6 42,2 149,2 69,6 17,83 1,42

6.1.7_7203_Багговутівська 36а УС464 173,5 м. Київ, вулиця Шмідта Отто буд. 31 4,845 3,488 37,5 245,2 207,7 71,7 34,2 149,8 69,9 51,07 4,08

6.1.7_7203_Багговутівська 36а УС466 173 м. Київ, вулиця Татарська буд. 38 1,759 1,267 33,9 243,4 209,4 70,4 36,4 149,3 69,7 19,62 1,56

6.1.7_7203_Багговутівська 36а УС467 165 м. Київ, вулиця Татарська буд. 20 2,152 1,549 29,6 241,1 211,5 76,1 46,5 148,5 69,3 23,11 1,83

6.1.8_7204_Половецька 14/16 будинок житловий 171,43 м. Київ, вулиця Шмідта Отто буд. 35/37 0,356 0,284 13,2 217,6 204,4 46,2 32,9 94,7 69,8 14,20 0,35

6.1.8_7204_Половецька 14/16 будинок житловий 165,96 м. Київ, вулиця Половецька буд. 12/42 0,485 0,387 18,5 220,3 201,7 54,3 35,8 94,9 70,0 19,35 0,48

6.1.8_7204_Половецька 14/16 БН 161,22 Вул. Половецька, 14/16 0,901 0,719 20,0 221,0 201,0 59,8 39,8 95,0 70,0 16,36 0,41

6.1.8_7204_Половецька 14/16 будинок житловий 172,16 м. Київ, вулиця Половецька буд. 7/13 0,349 0,279 13,0 217,4 204,5 45,3 32,3 94,6 69,7 13,93 0,35

6.1.8_7204_Половецька 14/16 ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" 166,24 м. Київ, вулиця Половецька, 14 0,048 0,038 18,5 220,3 201,7 54,0 35,5 94,9 70,0 1,92 0,05

6.1.8_7204_Половецька 14/16 будинок житловий 165,47 м. Київ, вулиця Половецька буд. 14 0,590 0,471 18,5 220,3 201,7 54,8 36,3 94,9 70,0 23,54 0,59

6.1.9_7205_Татарська 6 будинок житловий 143,1 м. Київ, вулиця Татарська буд. 2б 0,191 0,174 8,7 201,3 192,6 58,2 49,5 94,0 69,3 7,80 0,19

6.1.9_7205_Татарська 6 будинок житловий 137,73 м. Київ, вулиця Татарська буд. 2а 0,181 0,165 9,3 201,6 192,3 63,9 54,6 93,7 69,0 7,39 0,18

6.1.9_7205_Татарська 6 будинок адміністративний ДАХК "Артем" 144 м. Київ, вулиця Татарська, 2 0,067 0,061 11,0 202,5 191,5 58,5 47,5 94,5 69,6 2,73 0,07

6.1.9_7205_Татарська 6 будинок житловий 151,51 м. Київ, вулиця Татарська буд. 6 0,827 0,753 17,5 205,7 188,2 54,2 36,7 94,8 69,9 26,70 0,67

6.1.9_7205_Татарська 6 будинок житловий 144,84 м. Київ, вулиця Татарська буд. 2г 0,153 0,139 17,4 205,7 188,3 60,8 43,5 94,8 69,8 6,24 0,16

6.1.9_7205_Татарська 6 будинок житловий 139,59 м. Київ, вулиця Татарська буд. 1в 0,296 0,270 18,6 206,3 187,7 66,7 48,1 94,4 69,5 12,08 0,30

6.1.9_7205_Татарська 6 будинок житловий 143,11 м. Київ, вулиця Татарська буд. 2д 0,221 0,201 16,7 205,3 188,6 62,2 45,5 94,2 69,4 9,02 0,22

6.1.9_7205_Татарська 6 будинок житловий 143,9 м. Київ, вулиця Татарська буд. 2в 0,143 0,130 9,7 201,8 192,1 57,9 48,2 94,5 69,6 5,84 0,15

6.1.9_7205_Татарська 6 офіс (мед. заклад) ТОВ "Компанія Інбудтранс" 147,68 м. Київ, вулиця Татарська, 2Е 0,107 0,097 11,2 202,6 191,4 54,9 43,7 94,4 69,5 4,37 0,11

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр Овр23 БН 177,95 Вул. Овруцька, 23 0,371 0,217 25,0 238,0 213,0 60,1 35,1 95,0 70,0 7,10 0,18

6.1.10_7206_Овруцька 23 ПрАТ "АК "Київводоканал", ДЕВГ 173,56 м. Київ, вулиця Овруцька, 25 0,016 0,009 24,7 237,9 213,1 64,3 39,6 89,8 66,0 0,67 0,02

6.1.10_7206_Овруцька 23 ПрАТ "АК "Київводоканал", ДЕВГ 172,35 м. Київ, вулиця Овруцька, 25 0,071 0,041 23,8 237,4 213,6 65,0 41,3 89,4 65,8 2,99 0,07

6.1.10_7206_Овруцька 23
УО Шевченківської районної в м. Києві 
держадміністрації

177,47 м. Київ, вулиця Академіка Ромоданова, 16А 0,106 0,062 22,4 236,7 214,3 59,2 36,8 94,2 69,4 4,46 0,11

6.1.10_7206_Овруцька 23 будинок житловий 177,79 м. Київ, вулиця Ромоданова Академіка буд. 14 0,325 0,190 21,8 236,4 214,6 58,6 36,8 94,2 69,4 13,67 0,34

6.1.10_7206_Овруцька 23 КНП "ЦПМСД N 3" Шевченківського району 177,08 м. Київ, вулиця Овруцька, 23 0,072 0,042 24,3 237,6 213,4 60,5 36,3 94,5 69,6 3,03 0,08

6.1.11_7207_Підгірна 3 гуртожиток НАСОА Держкомстату 164,39 м. Київ, вулиця Половецька, 29 0,679 0,542 14,8 222,9 208,0 58,5 43,6 94,8 69,8 22,21 0,55

6.1.11_7207_Підгірна 3 будинок житловий 161,86 м. Київ, вулиця Підгірна буд. 3 0,395 0,315 23,5 227,3 203,7 65,4 41,9 95,0 70,0 12,68 0,32

6.1.11_7207_Підгірна 3
будинок адміністративний (адміністративно-
побутовий комплекс) ТОВ "ОХОРОННЕ 
ОБ'ЇДНАННЯ "СПРУТ"

153,52 м. Київ, вулиця Підгірна, 28А 0,177 0,141 16,7 223,8 207,1 70,3 53,6 94,3 69,5 6,15 0,15

6.1.11_7207_Підгірна 3 корпус навчальний НАСОА Держкомстату 165 м. Київ, вулиця Підгірна, 1 0,322 0,257 23,4 227,2 203,8 62,2 38,8 94,9 69,9 13,88 0,35

6.1.11_7207_Підгірна 3 будинок житловий 156,29 м. Київ, вулиця Печенізька буд. 35/43 0,795 0,634 17,7 224,3 206,6 68,0 50,3 94,4 69,5 27,33 0,68

6.1.11_7207_Підгірна 3 будинок житловий 159,07 м. Київ, вулиця Татарська буд. 18б 0,558 0,445 18,7 224,8 206,1 65,8 47,0 94,8 69,8 17,99 0,45

6.1.11_7207_Підгірна 3 будинок житловий 161,46 м. Київ, вулиця Татарська буд. 3/2 1,399 1,116 17,7 224,3 206,6 62,9 45,2 94,8 69,8 50,89 1,27

6.1.12_7208_Білоруська 17б БН 160 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 17б 0,513 0,336 14,9 214,9 200,1 54,9 40,1 95,0 70,0 9,78 0,24

6.1.12_7208_Білоруська 17б ДАХК "Артем" 162,38 м. Київ, вулиця Білоруська, 17А 0,045 0,029 11,3 213,1 201,8 50,8 39,5 94,2 69,4 1,89 0,05

6.1.12_7208_Білоруська 17б будинок житловий 155,77 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 13 0,186 0,122 11,5 213,2 201,7 57,5 46,0 93,9 69,2 7,80 0,19

6.1.12_7208_Білоруська 17б будинок житловий 160 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 17в 0,173 0,113 13,1 214,0 200,9 54,0 40,9 94,7 69,8 7,25 0,18

6.1.12_7208_Білоруська 17б будинок житловий 161,33 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 17а 0,297 0,195 11,2 213,1 201,9 51,8 40,6 94,7 69,8 12,45 0,31

6.1.12_7208_Білоруська 17б будинок житловий 160 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 17б 0,196 0,128 12,9 213,9 201,1 53,9 41,1 94,8 69,9 8,22 0,21
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6.1.12_7208_Білоруська 17б
УО Шевченківської районної в м. Києві 
держадміністрації

160,71 м. Київ, вулиця Білоруська, 15А 0,280 0,183 9,8 212,4 202,6 51,7 41,9 94,8 69,9 8,77 0,22

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 будинок житловий 151,37 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 26 0,442 0,248 9,7 219,3 209,6 67,9 58,3 94,5 69,7 18,35 0,46

6.1.13_7209_Мельникова 45/49
УО Шевченківської районної в м. Києві 
держадміністрації

158,53 м. Київ, вулиця Юрія Іллєнка, 39 0,624 0,350 12,1 220,5 208,4 62,0 49,9 94,9 69,9 25,90 0,65

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 будинок житловий 160,63 м. Київ, вулиця Іллєнка Юрія буд. 49 0,500 0,281 5,2 217,1 211,8 56,4 51,2 94,8 69,9 20,76 0,52

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн КК БН 158,39 Вул. Мельникова (Іллєнка), 45/49 1,225 0,687 17,0 223,0 206,0 64,6 47,6 95,0 70,0 23,14 0,58

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 ЖБК "Наука" 158,9 м. Київ, вулиця Білоруська, 30А 0,350 0,196 13,1 221,0 207,9 62,1 49,0 94,9 69,9 14,53 0,36

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 будинок житловий 151,93 м. Київ, вулиця Білоруська буд. 28а 0,353 0,198 -3,2 212,8 216,0 60,9 64,1 94,6 69,7 14,65 0,36

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 будинок житловий 166,5 м. Київ, вулиця Печенізька буд. 6 0,708 0,469 10,4 223,2 212,7 56,7 46,2 94,9 69,9 24,00 0,60

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 будинок житловий 164,5 м. Київ, вулиця Печенізька буд. 8 0,697 0,461 8,8 222,3 213,6 57,8 49,1 94,8 69,8 23,51 0,59

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 будинок житловий 168 м. Київ, вулиця Печенізька буд. 4 0,665 0,440 18,9 227,4 208,6 59,4 40,6 94,9 70,0 21,52 0,54

6.1.15_7213_Мануїльського 29 будинок житловий 166,42 м. Київ, вулиця Майбороди Платона буд. 25 0,112 0,067 14,6 213,3 198,7 46,9 32,2 94,0 69,2 4,56 0,11

6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл БН 161,18 Вул. Мануїльського (Майбороди), 29 0,137 0,082 20,0 216,0 196,0 54,8 34,8 95,0 70,0 2,53 0,06

6.1.15_7213_Мануїльського 29 будинок житловий 166,42 м. Київ, вулиця Майбороди Платона буд. 23 0,130 0,077 16,2 214,1 197,9 47,7 31,5 94,2 69,4 5,27 0,13

6.1.15_7213_Мануїльського 29 будинок житловий 159,56 м. Київ, вулиця Мурашка Миколи буд. 6 0,279 0,166 17,3 214,6 197,4 55,1 37,8 94,6 69,7 11,30 0,28

6.1.15_7213_Мануїльського 29 ДУ "ІНХ НАМН" 160,87 м. Київ, вулиця Мануїльського, 32 0,060 0,036 19,9 215,9 196,1 55,1 35,2 94,6 69,7 1,99 0,05

6.1.16_7301_Кудрявський 19 будинок житловий 169,41 м. Київ, узвіз Кудрявський буд. 2 0,273 0,150 22,1 212,6 190,4 43,1 21,0 95,0 70,0 10,92 0,27

6.1.17_7304_Кудрявська 27/29 будинок житловий 168,15 м. Київ, вулиця Кудрявська буд. 27/29 0,306 0,297 7,6 197,3 189,7 29,1 21,5 94,9 69,9 9,02 0,23

6.1.18_7305_Кудрявська 16
будинок адміністративний ТОВ "АСК 
"Кудрявський"

171,59 м. Київ, вулиця Кудрявська, 16 0,094 0,060 11,5 203,2 191,8 31,6 20,2 94,9 70,0 3,76 0,09

6.1.18_7305_Кудрявська 16 будинок житловий 171,8 м. Київ, вулиця Кудрявська буд. 16 0,255 0,163 11,5 203,2 191,8 31,4 20,0 94,9 70,0 10,20 0,25

6.1.19_7306_Кудрявська 12 музей Музей Історії м.Києва 174,73 м. Київ, вулиця Кудрявська, 9 0,020 0,012 16,8 210,9 194,1 36,2 19,4 90,8 66,8 0,80 0,02

6.1.19_7306_Кудрявська 12 будинок житловий 174,38 м. Київ, вулиця Кудрявська буд. 10 0,124 0,071 16,5 210,7 194,2 36,4 19,9 94,7 69,8 4,96 0,12

6.1.19_7306_Кудрявська 12 будинок житловий 173,55 м. Київ, вулиця Кудрявська буд. 12 0,141 0,081 16,8 210,9 194,1 37,4 20,5 95,0 70,0 5,64 0,14

6.1.20_7308_Володимирська20/1 будинок житловий 184,31 м. Київ, провулок Рильський буд. 5 0,475 0,268 9,9 228,4 218,5 44,1 34,2 93,9 69,2 9,11 0,23

6.1.20_7308_Володимирська20/1 будинок житловий 184,27 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 20/1б 0,953 0,538 10,6 228,8 218,2 44,5 33,9 94,8 69,9 19,58 0,49

6.1.20_7308_Володимирська20/1 будинок житловий 185,53 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 22 0,953 0,538 14,8 230,9 216,1 45,4 30,6 95,0 70,0 19,58 0,49

6.1.20_7308_Володимирська20/1 будинок житловий 185,04 м. Київ, вулиця Володимирська буд. 20/1а 0,265 0,149 14,8 230,9 216,1 45,9 31,0 95,0 70,0 5,37 0,13

6.1.22_3101_Попова 4 УС535 119 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 23А 0,923 0,559 27,3 171,6 144,3 52,6 25,3 147,6 68,9 8,33 0,66

6.1.22_3101_Попова 4 УС536 115 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 29/1 0,435 0,264 27,9 171,9 144,0 56,9 29,0 149,1 69,6 4,00 0,32

6.1.22_3101_Попова 4 УС537 119 м. Київ, проспект Правди буд. 3 2,135 1,294 27,8 171,9 144,1 52,9 25,1 147,6 68,8 19,50 1,54

6.1.22_3101_Попова 4 УС607 112 м. Київ, вулиця Казанська буд. 18 3,947 2,392 28,3 172,1 143,8 60,1 31,8 149,2 69,6 36,51 2,91

6.1.22_3101_Попова 4 УС610 112 м. Київ, вулиця Попова буд. 3 4,360 2,642 28,4 172,2 143,8 60,2 31,8 149,6 69,8 42,11 3,36

6.1.22_3101_Попова 4 УС611 113 м. Київ, вулиця Попова буд. 4/2 0,878 0,532 28,8 172,4 143,6 59,4 30,6 149,8 69,9 6,98 0,56

6.1.22_3101_Попова 4 УС612 112 м. Київ, вулиця Попова буд. 6 3,195 1,936 29,1 172,5 143,4 60,5 31,4 149,9 69,9 29,90 2,39

6.1.22_3101_Попова 4 УС613 109 м. Київ, вулиця Автозаводська буд. 15а 3,857 2,337 24,1 169,9 145,9 60,9 36,9 149,3 69,7 39,42 3,14

6.1.22_3101_Попова 4 УС618 113 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 18/2 1,168 0,708 28,1 172,0 143,9 59,0 30,9 149,6 69,8 10,68 0,85

6.1.22_3101_Попова 4 УС619 114 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 26/2 1,369 0,830 27,9 171,9 144,0 57,9 30,0 148,3 69,2 13,01 1,03

6.1.22_3101_Попова 4 УС614 110,1 м. Київ, вулиця Мукачівська буд. 14а 1,641 0,994 28,5 172,2 143,7 62,1 33,6 149,2 69,6 15,57 1,24

6.1.22_3101_Попова 4 УС615 111,2 м. Київ, провулок Попова буд. 5 2,694 1,633 28,8 172,4 143,6 61,2 32,4 149,7 69,8 26,26 2,10

6.1.23_3102_Вишгородська УС631 113 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 32/2 2,285 1,849 24,1 164,9 140,9 51,9 27,9 147,6 68,8 22,18 1,75

6.1.23_3102_Вишгородська УС630 111,1 м. Київ, вулиця Вишгородська буд. 34/1 2,079 1,682 25,0 165,4 140,4 54,3 29,3 148,8 69,4 18,98 1,51

6.1.23_3102_Вишгородська УС634 107,5 м. Київ, вулиця Дубровицька буд. 3 1,496 1,210 26,8 166,3 139,6 58,8 32,1 149,5 69,8 13,64 1,09

6.1.23_3102_Вишгородська УС629 109 м. Київ, вулиця Вишгородська, 38А 3,410 2,759 21,3 163,5 142,2 54,5 33,2 148,8 69,4 31,01 2,46
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6.1.23_3102_Вишгородська УС628 107,8 м. Київ, вулиця Макіївська буд. 7 2,096 1,696 24,2 165,0 140,8 57,2 33,0 147,2 68,6 19,04 1,50

6.1.23_3102_Вишгородська УС623 107,8 м. Київ, вулиця Пріорська буд. 10 0,708 0,573 24,0 164,9 140,9 57,1 33,1 144,4 67,3 6,45 0,50

6.1.23_3102_Вишгородська СШ №16 Управління освіти Оболонської РДА 109 м. Київ, вулиця Вишгородська, 42/1 0,878 0,710 20,9 163,3 142,4 54,3 33,4 148,7 69,4 9,32 0,74

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 129,75 м. Київ, вулиця Дніпроводська буд. 1 0,392 0,245 36,8 189,9 153,0 60,1 23,3 102,5 68,3 9,44 0,32

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 121,39 м. Київ, вулиця Дніпроводська буд. 10 0,045 0,028 37,6 190,2 152,7 68,8 31,3 103,3 68,8 1,08 0,04

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 125,05 м. Київ, вулиця Дніпроводська буд. 9/2 0,057 0,036 37,1 190,0 152,9 65,0 27,8 102,4 68,2 1,37 0,05

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 123,67 м. Київ, вулиця Дніпроводська буд. 6 0,048 0,030 37,2 190,0 152,8 66,4 29,2 102,6 68,4 1,16 0,04

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а
станція насосна каналізаціна "ДВС-1" ПрАТ "АК 
"Київводоканал" ДЕКГ

121 м. Київ, вулиця Дніпроводська, 12 0,003 0,002 38,1 190,5 152,4 69,5 31,4 77,7 51,0 0,06 0,00

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 128,17 м. Київ, вулиця Восьмого Березня буд. 6 0,010 0,006 37,2 190,0 152,9 61,9 24,7 98,1 65,3 0,24 0,01

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 130,46 м. Київ, вулиця Восьмого Березня буд. 7 0,286 0,178 35,9 189,4 153,5 58,9 23,0 102,2 68,1 6,89 0,24

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 128,9 м. Київ, вулиця Восьмого Березня буд. 8/2 0,059 0,037 37,2 190,0 152,8 61,1 24,0 100,2 66,7 1,42 0,05

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 125,39 м. Київ, вулиця Джерельна буд. 6/5 0,058 0,036 37,3 190,1 152,8 64,7 27,4 99,5 66,2 1,40 0,05

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 123,69 м. Київ, вулиця Джерельна буд. 3 0,063 0,039 37,2 190,1 152,8 66,4 29,1 102,8 68,5 1,52 0,05

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 121,65 м. Київ, вулиця Дніпроводська буд. 13/1 0,245 0,153 34,4 188,6 154,2 67,0 32,6 103,5 69,0 5,90 0,20

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 127,99 м. Київ, вулиця Восьмого Березня буд. 3 0,009 0,006 37,2 190,0 152,9 62,0 24,9 98,1 65,2 0,22 0,01

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 126,85 м. Київ, вулиця Восьмого Березня буд. 4 0,008 0,005 37,2 190,0 152,9 63,2 26,0 98,5 65,5 0,19 0,01

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 126 м. Київ, провулок Джерельний буд. 4а 0,231 0,144 36,6 189,7 153,2 63,7 27,2 102,6 68,3 5,57 0,19

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 123,57 м. Київ, вулиця Дніпроводська буд. 11 0,083 0,052 37,2 190,0 152,8 66,5 29,3 103,1 68,7 2,00 0,07

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а
будинок адміністративний ДЕВГ ПрАТ 
"АК"Київводоканал"

126,97 м. Київ, вулиця Дніпроводська, 1А 6,004 3,746 43,6 193,3 149,7 66,3 22,7 104,6 69,7 136,70 4,77

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 128 м. Київ, вулиця Дніпроводська буд. 3 0,398 0,248 36,5 189,7 153,2 61,7 25,2 102,9 68,5 9,59 0,33

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп БН2 125,5 Джерельний,4 0,317 0,198 37,2 190,1 152,8 64,6 27,3 102,9 68,5 4,86 0,17

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а ДЗ №65 Управління освіти Оболонської РДА 134 м. Київ, вулиця Восьмого Березня, 11 0,108 0,067 36,0 189,4 153,5 55,4 19,5 97,8 65,0 2,25 0,07

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а ЦТП 121,1 Дніпроводська,10 0,557 0,348 38,1 190,5 152,4 69,4 31,3 103,9 69,3 8,54 0,30

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 128,4 м. Київ, провулок Джерельний буд. 3 0,080 0,050 36,9 189,9 153,0 61,5 24,6 101,6 67,7 1,93 0,07

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 125,03 м. Київ, вулиця Дніпроводська буд. 2 0,043 0,027 37,2 190,0 152,9 65,0 27,8 102,8 68,5 1,04 0,04

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 125,74 м. Київ, вулиця Дніпроводська буд. 7/1 0,045 0,028 37,1 190,0 152,9 64,3 27,1 102,4 68,2 1,08 0,04

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 129,04 м. Київ, вулиця Джерельна буд. 7/5 0,133 0,083 36,0 189,4 153,4 60,4 24,4 101,5 67,6 3,20 0,11

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 129,08 м. Київ, вулиця Восьмого Березня буд. 5 0,009 0,006 37,2 190,0 152,9 60,9 23,8 98,0 65,2 0,22 0,01

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а будинок житловий 127,06 м. Київ, провулок Джерельний буд. 4 0,205 0,128 37,0 189,9 152,9 62,9 25,9 102,3 68,1 4,94 0,17

6.1.25_3201_Макіївська 4 УС621 109 м. Київ, вулиця Автозаводська буд. 25в 1,338 0,814 17,7 158,8 141,2 49,8 32,2 94,9 69,9 38,24 0,95

6.1.25_3201_Макіївська 4 УС622 112 м. Київ, вулиця Макіївська буд. 2 0,569 0,346 19,6 159,8 140,2 47,8 28,2 95,0 70,0 16,88 0,42

6.1.25_3201_Макіївська 4 УС625 107,5 м. Київ, вулиця Пріорська буд. 9 1,182 0,719 15,9 157,9 142,0 50,4 34,5 94,2 69,4 32,05 0,80

6.1.25_3201_Макіївська 4 УС624 107,1 м. Київ, вулиця Пріорська буд. 16 1,229 0,747 16,4 158,2 141,8 51,1 34,7 94,5 69,6 30,54 0,76

6.1.26_3202_Кондратюка 8 УС589 108 м. Київ, вулиця Кондратюка Юрія буд. 7 6,579 4,526 16,2 161,4 145,3 53,4 37,3 149,7 69,8 73,12 5,84

6.1.26_3202_Кондратюка 8 УС590 109 м. Київ, вулиця Кондратюка Юрія буд. 3 7,649 5,263 14,4 160,5 146,1 51,5 37,1 148,4 69,2 84,30 6,67

6.1.27_3205_Білицька 14
будинок адміністративний (блок мед. приміщень) 
УО Подільської РДА в м.Києві

153,6 м. Київ, вулиця Білицька, 14А 0,058 0,052 13,8 191,9 178,1 38,3 24,5 93,9 69,1 2,56 0,06

6.1.27_3205_Білицька 14 ЦТП 152,44 Вул. Білицька, 14 0,378 0,342 14,0 192,0 178,0 39,6 25,6 95,0 70,0 7,59 0,19

6.1.27_3205_Білицька 14 ДЗ "Малятко" УО Подільської РДА в м.Києві 152,17 м. Київ, вулиця Білицька, 14 0,179 0,162 13,4 191,7 178,3 39,5 26,1 94,7 69,7 7,90 0,20

6.1.28_3208_Автозаводська 68 БН 105,68 Вул. Автозаводська, 68 0,297 0,107 10,9 133,0 122,0 27,3 16,4 95,0 70,0 6,15 0,15

6.1.28_3208_Автозаводська 68
Київський міський протитуберкульозний диспансер 
N 1

106,85 м. Київ, вулиця Автозаводська, 68 0,167 0,060 10,8 132,9 122,1 26,0 15,3 94,1 69,3 5,53 0,14

6.1.29_3211_Урочище Оболонь їдальня (харчоблок) КМДКЛ №1 100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,061 0,026 27,8 154,9 127,1 54,9 27,1 145,6 67,9 0,60 0,05
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6.1.29_3211_Урочище Оболонь
центр діагностичний ДЗ УМЦ реабілітації дітей з 
органічним у

100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,104 0,045 27,5 154,7 127,3 54,7 27,3 140,5 65,4 1,02 0,08

6.1.29_3211_Урочище Оболонь пральня КМДКЛ №1 100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,340 0,148 27,8 154,9 127,1 54,9 27,1 149,4 69,7 3,32 0,26

6.1.29_3211_Урочище Оболонь пральня КНП "КМКШВЛ" 100,49 м. Київ, вулиця Богатирська, 32 0,083 0,036 24,8 153,3 128,6 52,9 28,1 149,4 69,7 0,81 0,06

6.1.29_3211_Урочище Оболонь корпус лікувальний (новонароджених) КМДКЛ №1 100,17 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,147 0,064 27,8 154,9 127,1 54,7 26,9 147,2 68,7 1,44 0,11

6.1.29_3211_Урочище Оболонь корпус лікувальний (блок №6) КМДКЛ №1 100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,096 0,042 27,4 154,7 127,3 54,7 27,3 141,2 65,8 0,94 0,07

6.1.29_3211_Урочище Оболонь корпус лікувальний (інфекційний) КМДКЛ №1 100,97 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 1,293 0,561 22,7 152,3 129,6 51,3 28,6 148,7 69,4 12,63 1,00

6.1.29_3211_Урочище Оболонь ангар КНП "КМКШВЛ" 102 м. Київ, вулиця Богатирська, 32 0,003 0,001 24,3 153,1 128,8 51,1 26,8 58,7 24,6 0,03 0,00

6.1.29_3211_Урочище Оболонь корпус лікувальний КНП "КМКШВЛ" 100,74 м. Київ, вулиця Богатирська, 32 0,020 0,009 22,7 152,3 129,6 51,5 28,8 148,7 69,4 0,20 0,02

6.1.29_3211_Урочище Оболонь їдальня (харчоблок) КНП "КМКШВЛ" 100,84 м. Київ, вулиця Богатирська, 32 0,071 0,031 24,3 153,1 128,8 52,2 28,0 147,3 68,7 0,69 0,05

6.1.29_3211_Урочище Оболонь корпус лікувальний КМДКЛ №1 100,32 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,125 0,054 27,8 154,9 127,1 54,6 26,8 135,7 63,1 1,22 0,09

6.1.29_3211_Урочище Оболонь
блок господарчий (загублене приміщення) КМДКЛ 
№1

100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,013 0,006 24,8 153,3 128,6 53,3 28,6 146,6 68,4 0,13 0,01

6.1.29_3211_Урочище Оболонь прохідна КМДКЛ №1 100,02 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,007 0,003 27,8 154,9 127,1 54,9 27,1 123,9 57,4 0,07 0,00

6.1.29_3211_Урочище Оболонь станція насосна КМДКЛ №1 100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,010 0,004 27,8 154,9 127,1 54,9 27,1 148,3 69,2 0,10 0,01

6.1.29_3211_Урочище Оболонь перехід підземний КМДКЛ №1 100,04 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,007 0,003 27,8 154,9 127,1 54,9 27,0 123,9 57,4 0,07 0,00

6.1.29_3211_Урочище Оболонь склад (ренгенархив) КМДКЛ №1 100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,010 0,004 27,9 154,9 127,1 54,9 27,1 92,0 41,6 0,10 0,01

6.1.29_3211_Урочище Оболонь корпус (киснева станція) КМДКЛ №1 100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,013 0,006 27,9 154,9 127,1 54,9 27,1 111,4 51,3 0,13 0,01

6.1.29_3211_Урочище Оболонь блок господарчий КМДКЛ №1 100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,017 0,007 24,8 153,3 128,6 53,3 28,6 146,6 68,4 0,17 0,01

6.1.29_3211_Урочище Оболонь пральня КНП "КМКШВЛ" 100,59 м. Київ, вулиця Богатирська, 32 0,427 0,185 24,8 153,3 128,6 52,8 28,0 149,4 69,7 4,17 0,33

6.1.29_3211_Урочище Оболонь ЦТП 100 к/к Богатирська,30 3,577 1,552 27,9 154,9 127,1 54,9 27,1 150,0 70,0 69,86 5,59

6.1.29_3211_Урочище Оболонь корпус лікувальний головний КНП "КМКШВЛ" 100,68 м. Київ, вулиця Богатирська, 32 1,018 0,442 22,7 152,3 129,6 51,6 28,9 148,7 69,4 9,94 0,79

6.1.29_3211_Урочище Оболонь
корпус лікувальний ДЗ УМЦ реабілітації дітей з 
органічним у

100,4 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,034 0,015 27,8 154,9 127,1 54,5 26,7 135,7 63,1 0,33 0,02

6.1.29_3211_Урочище Оболонь
блок господарчий (допоміжні приміщення) 
КМДКЛ №1

100 м. Київ, вулиця Богатирська, 30 0,264 0,115 24,8 153,3 128,6 53,3 28,6 146,6 68,4 2,58 0,20

6.1.30_3212_Білицька 55 будинок житловий 158,59 м. Київ, вулиця Паркова буд. 25/27 0,120 0,057 18,7 208,8 190,1 50,2 31,5 91,7 67,5 4,31 0,10

6.1.30_3212_Білицька 55 СШ №68 УО Подільської РДА в м.Києві 159,47 м. Київ, вулиця Білицька, 41/43 0,359 0,171 20,2 209,6 189,4 50,1 29,9 93,7 69,0 12,71 0,31

6.1.31_3214_Білицька 38б ЦТП 148,22 вул. Білицька 38б 0,948 0,632 25,0 203,0 178,0 54,8 29,8 95,0 70,0 13,23 0,33

6.1.31_3214_Білицька 38б гуртожиток Київський проф.енергетичний ліцей 149,25 м. Київ, вулиця Білицька, 38Б 0,308 0,205 23,3 202,2 178,8 52,9 29,6 94,5 69,6 9,45 0,24

6.1.31_3214_Білицька 38б
блок господарчий (учбові майстерні, учбовий 
корпус) Київський проф.енергетичний ліцей

153 м. Київ, вулиця Білицька, 38Б 0,518 0,346 24,6 202,8 178,2 49,8 25,2 94,5 69,6 15,89 0,40

6.1.31_3214_Білицька 38б
блок господарчий Київський проф.енергетичний 
ліцей

148,63 м. Київ, вулиця Білицька, 38Б 0,006 0,004 24,9 202,9 178,1 54,3 29,4 92,0 67,7 0,18 0,00

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 будинок житловий 124,8 м. Київ, вулиця Мостицька буд. 8 0,297 0,165 15,5 169,3 153,7 44,5 28,9 94,2 69,4 7,93 0,20

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 будинок житловий 121,94 м. Київ, вулиця Мостицька буд. 6 0,353 0,196 16,6 169,8 153,2 47,9 31,2 94,9 69,9 9,42 0,24

6.1.32_3215_В. Мостицька 6
гараж УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КМР

118,5 м. Київ, вулиця Вишгородська, 21 0,051 0,028 16,7 169,8 153,2 51,3 34,7 94,2 69,4 1,36 0,03

6.1.32_3215_В. Мостицька 6
корпус навчальний Інститут державного управління
у сфері ц

116,91 м. Київ, вулиця Вишгородська, 21 0,230 0,128 16,7 169,8 153,2 52,9 36,3 94,2 69,4 6,14 0,15

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 ЦТП 121,33 Мостицька,6 0,247 0,137 17,0 170,0 153,0 48,6 31,7 95,0 70,0 3,00 0,08

6.1.32_3215_В. Мостицька 6
адміністративна будівля УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КМР

116 м. Київ, вулиця Вишгородська, 21 0,144 0,080 16,9 169,9 153,1 53,9 37,1 94,0 69,2 3,84 0,10

6.1.34_7101_Лук’янівська УС450 149 м. Київ, вулиця Лук’янівська буд. 7 1,740 1,126 31,3 220,1 188,8 71,1 39,8 149,5 69,8 19,54 1,56
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6.1.34_7101_Лук’янівська УС988 163 м. Київ, вулиця Олегівська буд. 44 0,740 0,479 32,9 220,9 188,0 57,9 25,0 141,9 66,1 8,51 0,64

6.1.34_7101_Лук’янівська УС451 160 м. Київ, вулиця Лук’янівська буд. 27 2,193 1,419 33,6 221,3 187,7 61,3 27,7 148,3 69,2 25,39 2,01

6.1.34_7101_Лук’янівська УС453 130 м. Київ, вулиця Глибочицька, 17 1,159 0,750 33,6 221,3 187,7 91,3 57,7 147,3 68,7 11,87 0,93

6.1.34_7101_Лук’янівська УС452 152 м. Київ, вулиця Лук’янівська буд. 21 3,853 2,493 -0,7 203,6 204,3 51,6 52,3 149,1 69,6 45,25 3,60

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

108 м. Київ, вулиця Радистів буд. 58 0,008 0,009 14,9 131,9 117,1 23,9 9,1 90,3 66,4 0,39 0,01

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,49 м. Київ, вулиця Радистів буд. 65 0,008 0,009 14,4 131,7 117,3 24,2 9,8 87,8 64,5 0,39 0,01

6.1.35_8205_Радистів 66 ОСББ "Юнона Київська" 107,67 м. Київ, вулиця Радистів буд. 52 0,009 0,010 14,7 131,8 117,2 24,2 9,5 72,0 52,5 0,44 0,01

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,58 м. Київ, вулиця Радистів буд. 66 0,007 0,007 14,9 132,0 117,0 24,4 9,5 92,8 68,3 0,34 0,01

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107 м. Київ, вулиця Радистів буд. 69 0,026 0,028 12,9 131,0 118,0 24,0 11,0 90,5 66,6 1,28 0,03

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,44 м. Київ, вулиця Радистів буд. 62 0,025 0,027 14,1 131,5 117,5 24,1 10,0 92,4 68,0 1,23 0,03

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,32 м. Київ, вулиця Радистів буд. 63 0,007 0,007 14,4 131,7 117,3 24,4 10,0 87,3 64,1 0,34 0,01

6.1.35_8205_Радистів 66 ДЗ №175 УО Деснянської РДА в м.Києві 106,89 м. Київ, вулиця Радистів, 61 0,055 0,059 12,7 130,8 118,1 24,0 11,3 88,4 65,0 2,70 0,06

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

108 м. Київ, вулиця Радистів буд. 64 0,034 0,036 14,4 131,7 117,3 23,7 9,3 92,4 68,0 1,67 0,04

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,37 м. Київ, вулиця Радистів буд. 67 0,026 0,028 13,4 131,2 117,8 23,8 10,4 90,9 66,9 1,28 0,03

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,86 м. Київ, вулиця Радистів буд. 56 0,013 0,014 14,9 131,9 117,1 24,1 9,2 88,2 64,8 0,64 0,01

6.1.35_8205_Радистів 66
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,86 м. Київ, вулиця Радистів буд. 60 0,026 0,028 14,6 131,8 117,2 24,0 9,3 92,4 68,0 1,28 0,03

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107 м. Київ, вулиця Радистів буд. 57 0,046 0,056 17,7 134,3 116,7 27,3 9,7 92,1 67,8 1,89 0,05

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,54 м. Київ, вулиця Радистів буд. 51 0,047 0,057 17,8 134,4 116,6 26,9 9,1 94,1 69,3 1,93 0,05

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

108 м. Київ, вулиця Радистів буд. 44 0,039 0,047 18,7 134,9 116,1 26,9 8,1 93,2 68,6 1,60 0,04

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

106,93 м. Київ, вулиця Радистів буд. 55 0,046 0,056 18,0 134,5 116,5 27,6 9,6 93,5 68,9 1,89 0,05

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,44 м. Київ, вулиця Радистів буд. 53 0,046 0,056 18,5 134,7 116,3 27,3 8,8 94,4 69,6 1,89 0,05

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,43 м. Київ, вулиця Радистів буд. 48 0,048 0,058 18,1 134,6 116,4 27,1 9,0 93,7 69,0 1,97 0,05

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,64 м. Київ, вулиця Радистів буд. 49 0,094 0,114 17,0 134,0 117,0 26,4 9,3 93,6 68,9 3,86 0,10

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,61 м. Київ, вулиця Радистів буд. 50 0,046 0,056 17,7 134,4 116,6 26,8 9,0 92,1 67,8 1,89 0,05

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107 м. Київ, вулиця Радистів буд. 47 0,197 0,238 16,1 133,5 117,4 26,5 10,4 94,1 69,3 8,09 0,20

6.1.36_8206_Радистів 44
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

107,91 м. Київ, вулиця Радистів буд. 46 0,047 0,057 18,6 134,8 116,2 26,9 8,3 94,6 69,7 1,93 0,05

6.1.37_8207_Радосинська 2a НВК № 278 99 м. Київ, вулиця Леніна, 2А 0,413 0,090 9,1 114,5 105,5 15,5 6,5 94,8 69,8 16,52 0,41

6.1.37_8207_Радосинська 2a БН НВК № 278 100 м. Київ, вулиця Леніна, 2А 0,103 0,022 10,0 115,0 105,0 15,0 5,0 95,0 70,0 2,58 0,06

6.1.38_8208_Будівельників 10
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

100 м. Київ, вулиця Будівельників буд. 10 0,172 0,111 11,8 126,9 115,1 26,9 15,1 94,9 69,9 5,94 0,15
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6.1.39_8301_Броварський 93
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

111 м. Київ, проспект Броварський буд. 93 0,087 0,071 15,0 151,0 136,0 40,0 25,0 95,0 70,0 3,48 0,09

6.1.39_8301_Броварський 93
будинок житловий відомчий ТОВ "Птахофабрика 
Київська"

110 м. Київ, проспект Броварський, 89А 0,087 0,071 14,3 150,6 136,4 40,6 26,4 92,6 68,2 3,48 0,09

6.1.39_8301_Броварський 93
КП "КК з осблуговування житлового фонду 
Деснянського району м. Києва"

110,7 м. Київ, проспект Броварський буд. 89 0,213 0,175 14,5 150,8 136,2 40,1 25,5 94,2 69,4 6,22 0,15

6.1.40_8101_Бортничі
майданчик будівельний ж/б ТОВ "ІНЕКОН-
СЕРВІС"

110,47 м. Київ, вулиця Євгенія Харченка, 47-А 0,330 0,169 34,7 177,5 142,9 67,1 32,4 147,8 68,9 2,22 0,18

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 110 м. Київ, вулиця Дяченка Івана буд. 20б 1,049 0,538 45,0 182,9 137,9 72,9 27,9 145,0 67,6 9,26 0,72

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 110,29
м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 47а блок 
№1-Б

1,319 0,677 34,7 177,5 142,9 67,2 32,6 147,8 68,9 10,16 0,80

6.1.40_8101_Бортничі БОР Хар 41 ЦТП 104,33 Харченка, 41 1,164 0,597 33,6 177,0 143,4 72,7 39,0 145,4 67,8 15,67 1,22

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 110,86
м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 47а блок 
№1-А

1,319 0,677 34,7 177,5 142,9 66,7 32,0 147,8 68,9 10,16 0,80

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 104,94 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 43 0,230 0,118 33,8 177,1 143,3 72,1 38,4 143,3 66,8 1,55 0,12

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 107 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 47 1,511 0,775 29,0 174,6 145,6 67,6 38,6 147,1 68,6 16,12 1,27

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 105,73 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 45 0,343 0,176 33,7 177,1 143,3 71,3 37,6 141,3 65,8 2,31 0,17

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 107 м. Київ, вулиця Дяченка Івана буд. 14 0,262 0,134 32,4 176,4 144,0 69,4 37,0 144,5 67,4 1,76 0,14

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 105,9 м. Київ, вулиця Дяченка Івана буд. 10 0,368 0,189 34,1 177,3 143,1 71,4 37,2 145,1 67,7 2,48 0,19

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 105,21 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 49 0,330 0,169 34,2 177,3 143,1 72,1 37,9 145,6 67,9 2,22 0,17

6.1.40_8101_Бортничі
школа МИСТЕЦТВ №9 Відділ культури 
Дарницької РДА

107 м. Київ, вулиця Євгенія Харченка, 47 0,259 0,133 30,6 175,4 144,8 68,4 37,8 143,9 67,1 1,93 0,15

6.1.40_8101_Бортничі ДНЗ №792 УО Дарницької РДА в м.Києві 106 м. Київ, вулиця Євгенія Харченка, 49 0,250 0,128 33,8 177,1 143,3 71,1 37,3 144,8 67,5 1,68 0,13

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 104,21 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 41 0,343 0,176 34,1 177,2 143,1 73,0 38,9 139,9 65,1 2,31 0,17

6.1.40_8101_Бортничі УС3 108 м. Київ, вулиця Євгенія Харченка, 53 2,573 1,320 38,2 179,4 141,1 71,4 33,1 146,9 68,5 19,65 1,54

6.1.40_8101_Бортничі БОР Дья 14 ЦТП 108 Дяченко, 14 1,421 0,729 32,5 176,4 143,9 68,4 35,9 147,6 68,9 19,14 1,51

6.1.40_8101_Бортничі БОР Дья 10 ЦТП 105,6 Дяченко, 10 0,985 0,505 34,2 177,3 143,1 71,7 37,5 147,0 68,5 13,26 1,04

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 103,51 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 41а 0,160 0,082 33,6 177,0 143,4 73,5 39,9 138,3 64,4 1,08 0,08

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 103,41 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 41б 0,160 0,082 33,6 177,0 143,4 73,6 40,0 138,7 64,6 1,08 0,08

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 111 м. Київ, вулиця Дяченка Івана буд. 20а 1,049 0,538 46,7 183,7 137,1 72,7 26,1 147,1 68,6 9,26 0,73

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 110 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 65 1,400 0,718 47,6 184,2 136,6 74,2 26,6 149,0 69,5 14,01 1,11

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 110 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 61 1,126 0,578 46,6 183,7 137,1 73,7 27,1 148,5 69,3 11,42 0,90

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 110,23 м. Київ, вулиця Дяченка Івана буд. 20 1,049 0,538 45,6 183,2 137,6 73,0 27,3 146,5 68,3 9,26 0,72

6.1.40_8101_Бортничі офіси ТОВ "НВО СІНЕПС-ІНВЕСТ" 111 м. Київ, вулиця Дяченка, 20В 0,205 0,105 44,6 182,7 138,1 71,7 27,1 145,2 67,7 1,61 0,12

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 111 м. Київ, вулиця Дяченка Івана буд. 20в 1,352 0,694 44,6 182,7 138,1 71,7 27,1 146,0 68,1 11,30 0,88

6.1.40_8101_Бортничі будинок житловий 110 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 59 0,970 0,498 47,0 183,9 136,9 73,9 26,9 148,9 69,5 9,83 0,78

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 99 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 9а 1,093 0,806 34,5 177,6 143,1 78,6 44,1 145,7 67,9 11,02 0,86

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 97,98 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 3б 0,399 0,294 34,1 177,4 143,3 79,4 45,3 147,8 69,0 2,83 0,22

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 98 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 3в 0,344 0,254 33,9 177,3 143,4 79,3 45,4 147,0 68,6 3,72 0,29

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 УС4 98 м. Київ, вулиця Сортувальна буд. 4 4,566 3,365 34,6 177,6 143,0 79,6 45,0 149,5 69,8 41,82 3,33

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 98 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 5 0,445 0,328 34,1 177,4 143,3 79,4 45,3 147,1 68,6 3,16 0,25

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 БН-1_Зд_5Б 98 Здолбунівська, 5-Б 3,422 2,522 34,6 177,6 143,0 79,6 45,0 149,5 69,8 48,55 3,87

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ДНЗ №111 УО Дарницької РДА в м.Києві 98,24 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 7А 0,981 0,723 34,4 177,5 143,1 79,3 44,9 147,4 68,8 7,54 0,59

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ТОВ "МСК "УПРАВДОМ" 97,5 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 9Б 2,086 1,537 35,8 178,3 142,4 80,8 44,9 146,7 68,4 20,48 1,60

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 база виробнича,склади ЗАТ "І-ТЕК" 98 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 4 0,200 0,147 40,1 180,5 140,4 82,5 42,4 129,5 60,1 1,42 0,10

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 97,47 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 5а 0,527 0,388 34,1 177,4 143,3 79,9 45,8 148,1 69,1 3,74 0,30
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6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 98,04 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 7а 0,290 0,214 34,2 177,4 143,2 79,4 45,2 142,9 66,6 2,06 0,16

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 98,88 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 9 0,609 0,449 34,4 177,5 143,1 78,6 44,3 145,8 68,0 4,32 0,34

6.1.41_8102_Здолбунівська 2
адміністративна будівля РТМ "Позняки" КП "КТЕ" 
СП "КТМ"

97,96 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 3А 0,022 0,016 34,2 177,4 143,2 79,5 45,3 143,1 66,7 0,16 0,01

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 98 м. Київ, вулиця Сортувальна буд. 2 0,359 0,265 33,9 177,3 143,4 79,3 45,4 144,5 67,4 2,55 0,20

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 офіс ФО-підприємець Ковальчук Н.М. 98 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 3А 0,027 0,020 34,2 177,4 143,2 79,4 45,2 142,4 66,4 0,19 0,01

6.1.41_8102_Здолбунівська 2
БПО КП "Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дарницького р-ну м.Києва"

98 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 3А 0,061 0,045 34,2 177,4 143,2 79,4 45,2 142,4 66,4 0,43 0,03

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ДНЗ №113 УО Дарницької РДА в м.Києві 98 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 3Б 0,436 0,321 34,2 177,4 143,2 79,4 45,2 145,4 67,8 3,67 0,28

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 басейн ДНЗ №113 УО Дарницької РДА в м.Києві 98 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 3Б 0,467 0,344 33,9 177,3 143,4 79,3 45,4 147,3 68,7 5,38 0,42

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 СТВП РТМ "Позняки" КП "КТЕ" СП "КТМ" 98 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 5Б 0,041 0,030 34,6 177,6 143,0 79,6 45,0 149,5 69,8 0,47 0,04

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 97,4 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 3 1,200 0,884 34,0 177,3 143,3 79,9 45,9 147,6 68,9 8,51 0,67

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ТОВ "МСК "УПРАВДОМ" 97,45 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 3г 1,369 1,009 36,4 178,5 142,2 81,1 44,7 149,0 69,5 12,60 1,00

6.1.41_8102_Здолбунівська 2
БПО КП "Керуюча компанія з обслуговування 
житового фонду Дарницького р-ну м.Києва"

97,58 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 1 0,017 0,013 33,9 177,3 143,3 79,7 45,8 132,0 61,3 0,12 0,01

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 будинок житловий 97,42 м. Київ, вулиця Здолбунівська буд. 1 0,392 0,289 33,8 177,2 143,4 79,8 46,0 145,5 67,9 2,78 0,22

6.1.41_8102_Здолбунівська 2
будинок адміністративний ФО Щеголев Сергій 
Миколайович

98 м. Київ, вулиця Здолбунівська, 3А 0,028 0,021 34,2 177,4 143,2 79,4 45,2 142,4 66,4 0,20 0,02

6.1.42_8201_Геофізиків 10 ДНЗ №790 УО Дарницької РДА в м.Києві 105,08 м. Київ, вулиця Євгенія Харченка, 20 0,184 0,158 32,5 171,7 139,2 66,6 34,1 147,0 68,6 3,09 0,24

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 104,14 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 19 0,232 0,199 4,3 157,1 152,9 53,0 48,7 146,2 68,2 2,79 0,22

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 104,87 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 17 0,210 0,180 4,2 157,1 152,9 52,2 48,0 145,1 67,6 2,53 0,20

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 105,3 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 16 0,045 0,039 33,0 172,0 139,0 66,7 33,7 147,1 68,6 0,54 0,04

6.1.42_8201_Геофізиків 10 гуртожиток 105,98 м. Київ, вулиця Дяченка Івана буд. 12 0,269 0,231 4,1 157,0 152,9 51,1 47,0 138,0 64,2 3,23 0,24

6.1.42_8201_Геофізиків 10
Бортницьке міжрайонне управління водного 
господарства імені Гаркуші М.А.

105,66 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 8 0,028 0,024 33,0 172,0 139,0 66,3 33,3 144,4 67,3 0,34 0,03

6.1.42_8201_Геофізиків 10 ДНЗ №280 УО Дарницької РДА в м.Києві 103,31 м. Київ, вулиця Євгенія Харченка, 23Б 0,418 0,359 4,4 157,2 152,8 53,9 49,5 148,8 69,4 5,03 0,40

6.1.42_8201_Геофізиків 10 гуртожиток ДП "Українська геологічна компанія" 106,22 м. Київ, вулиця Геофізиків, 4 0,055 0,047 34,3 172,6 138,4 66,4 32,1 141,2 65,8 0,66 0,05

6.1.42_8201_Геофізиків 10 гуртожиток ДП "Українська геологічна компанія" 107 м. Київ, вулиця Геофізиків, 6 0,055 0,047 34,3 172,6 138,3 65,6 31,3 145,0 67,6 0,66 0,05

6.1.42_8201_Геофізиків 10
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Житлово-комунальне господарство "Геолог"

107 м. Київ, вулиця Геофізиків буд. 8 0,052 0,045 34,7 172,8 138,2 65,8 31,2 148,7 69,4 0,63 0,05

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 101,76 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 27 0,132 0,113 3,0 156,5 153,5 54,7 51,7 147,1 68,6 1,59 0,12

6.1.42_8201_Геофізиків 10
Бортницьке міжрайонне управління водного 
господарства імені Гаркуші М.А.

105,34 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 6 0,028 0,024 33,0 172,0 139,0 66,6 33,6 144,8 67,5 0,34 0,03

6.1.42_8201_Геофізиків 10
Бортницьке міжрайонне управління водного 
господарства імені Гаркуші М.А.

106 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 22 0,073 0,063 34,2 172,6 138,4 66,6 32,4 148,8 69,4 1,11 0,09

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 105 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 23 0,191 0,164 7,8 159,0 151,1 54,0 46,1 149,4 69,7 2,30 0,18

6.1.42_8201_Геофізиків 10 УС2 107 м. Київ, вулиця Геофізиків, 10 0,241 0,207 34,9 172,9 138,1 65,9 31,1 143,7 67,0 2,90 0,22

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз БН Харченка 23 104,85 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 23 2,982 2,562 4,2 157,1 152,9 52,2 48,1 149,6 69,8 71,72 5,72

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз КК БН 106,91 Геофізиків 10 0,160 0,137 35,0 173,0 138,0 66,1 31,1 149,8 69,9 3,85 0,31

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 104,69 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 43а 0,182 0,156 4,3 157,1 152,9 52,4 48,2 140,0 65,2 2,19 0,16

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 102,83 м. Київ, вулиця Дяченка Івана буд. 8 0,377 0,324 4,5 157,3 152,7 54,4 49,9 144,1 67,1 4,53 0,35

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 102 м. Київ, вулиця Дяченка Івана буд. 6 0,689 0,592 4,8 157,4 152,6 55,4 50,6 145,6 67,9 8,29 0,64

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 102,82 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 31 0,364 0,313 2,6 156,3 153,7 53,4 50,9 145,8 68,0 4,38 0,34

6.1.42_8201_Геофізиків 10 магазин ПАТ "АТП "ПОСТУП" 103,61 м. Київ, вулиця Євгенія Харченка, 29 0,038 0,033 3,1 156,5 153,4 52,9 49,8 147,4 68,8 0,46 0,04
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6.1.42_8201_Геофізиків 10
будинок адміністративний АСУ ТП БМУВГ ім. 
Гаркуші

104,3 м. Київ, вулиця Євгенія Харченка, 34 0,046 0,040 32,8 171,9 139,1 67,6 34,8 142,5 66,4 0,55 0,04

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок адміністративний БМУВГ ім. Гаркуші 104,71 м. Київ, вулиця Євгенія Харченка, 34 0,063 0,054 32,8 171,9 139,1 67,2 34,4 142,1 66,2 0,76 0,06

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 103,87 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 29 0,312 0,268 3,1 156,5 153,4 52,7 49,6 147,4 68,8 3,75 0,30

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 102,26 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 27/1 0,132 0,113 3,0 156,5 153,5 54,2 51,2 147,1 68,6 1,59 0,12

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 104,47 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 25 0,124 0,107 32,6 171,8 139,2 67,3 34,7 145,5 67,8 1,49 0,12

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 105,52 м. Київ, провулок Геофізиків буд. 1 0,122 0,105 33,1 172,0 138,9 66,5 33,4 145,9 68,1 1,94 0,15

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 105 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 21 0,230 0,197 4,9 157,5 152,5 52,5 47,5 148,0 69,0 2,76 0,22

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 106,12 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 30 0,053 0,046 34,5 172,7 138,3 66,6 32,1 139,4 64,9 0,64 0,05

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 104,71 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 28 0,045 0,039 32,8 171,9 139,1 67,2 34,3 143,2 66,8 0,54 0,04

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 104,58 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 26 0,045 0,039 32,8 171,9 139,0 67,3 34,5 145,1 67,7 0,54 0,04

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 105,43 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 18 0,045 0,039 32,9 171,9 139,0 66,5 33,6 146,1 68,1 0,54 0,04

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 106,65 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 14 0,061 0,052 33,4 172,2 138,8 65,5 32,1 146,4 68,3 0,73 0,06

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 106,16 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 12 0,056 0,048 33,3 172,1 138,8 66,0 32,6 145,8 68,0 0,67 0,05

6.1.42_8201_Геофізиків 10 будинок житловий 106 м. Київ, вулиця Харченка Євгена буд. 10 0,056 0,048 33,3 172,1 138,8 66,1 32,8 143,4 66,8 0,67 0,05

6.1.43_8202_селище "Рибне" будинок житловий КП УЖГ Дніпровського р-ну 112,64 м. Київ, вулиця Берегова, 1 0,031 0,014 13,1 132,6 119,4 19,9 6,8 94,8 69,8 1,15 0,03

6.1.43_8202_селище "Рибне" будинок житловий 112,28 м. Київ, вулиця Берегова буд. 1 0,114 0,054 13,1 132,6 119,4 20,3 7,2 94,8 69,8 4,30 0,11

6.1.43_8202_селище "Рибне" будинок житловий 111,9 м. Київ, вулиця Берегова буд. 10 0,170 0,080 12,7 132,3 119,7 20,4 7,8 94,6 69,7 6,41 0,16

6.1.43_8202_селище "Рибне" будинок житловий 112,66 м. Київ, вулиця Берегова буд. 11 0,166 0,078 12,6 132,3 119,7 19,6 7,0 94,3 69,5 6,25 0,16

6.1.45_8209_Горлівська 220 гараж Київський професійний будівельний ліцей 100 м. Київ, вулиця Горлівська, 220 0,016 0,016 17,0 137,0 120,0 37,0 20,0 90,2 66,3 0,64 0,02

6.1.45_8209_Горлівська 220 Грл КК БН 100 Вул. Горлівська, 220 0,056 0,056 17,0 137,0 120,0 37,0 20,0 94,9 70,0 1,02 0,03

6.1.45_8209_Горлівська 220
гуртожиток Київський професійний будівельний 
ліцей

100 м. Київ, вулиця Горлівська, 220 0,224 0,224 16,3 136,7 120,3 36,7 20,3 94,7 69,7 8,96 0,22

6.1.45_8209_Горлівська 220
корпус навчальний Київський професійний 
будівельний ліцей

100 м. Київ, вулиця Горлівська, 220 0,430 0,430 16,5 136,8 120,2 36,8 20,2 94,9 69,9 17,20 0,43

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60
корпус службово-допоміжний Дарницький дитячий 
будинок-інтернат

103,92 м. Київ, вулиця Ялинкова, 58/60 0,018 0,009 17,8 132,9 115,1 29,0 11,2 93,0 68,5 0,52 0,01

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60
корпус головний Дарницький дитячий будинок-
інтернат

103,89 м. Київ, вулиця Ялинкова, 58/60 0,151 0,076 17,8 132,9 115,1 29,0 11,2 94,6 69,7 4,37 0,11

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 прохідна Дарницький дитячий будинок-інтернат 104 м. Київ, вулиця Ялинкова, 58/60 0,003 0,002 17,8 132,9 115,1 28,9 11,1 74,6 54,4 0,09 0,00

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 Ялн КК БН 103 Вул. Ялинкова, 58/60 0,169 0,086 18,0 133,0 115,0 30,0 12,0 95,0 70,0 2,23 0,06

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 теплиця Дарницький дитячий будинок-інтернат 103,46 м. Київ, вулиця Ялинкова, 58/60 0,040 0,020 17,9 132,9 115,1 29,5 11,6 93,5 68,8 1,16 0,03

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 пральня Дарницький дитячий будинок-інтернат 103,67 м. Київ, вулиця Ялинкова, 58/60 0,089 0,045 17,8 132,9 115,1 29,2 11,4 94,8 69,9 2,58 0,06

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

114,98 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 23 0,050 0,037 10,6 172,7 162,1 57,7 47,1 92,6 68,2 2,08 0,05

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 39 0,150 0,111 23,4 179,2 155,7 64,2 40,7 94,5 69,6 6,23 0,16

6.1.47_8212_Бориспільська 19 склад ТОВ "Голден Вей" 111 м. Київ, вулиця Бориспільська, 19В 0,300 0,223 22,0 178,5 156,4 67,5 45,4 93,7 69,0 12,47 0,31

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115,16 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 31 0,010 0,007 10,6 172,7 162,1 57,5 46,9 88,3 64,9 0,42 0,01

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 33 0,010 0,007 10,6 172,7 162,1 57,7 47,1 88,7 65,2 0,42 0,01

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 35 0,030 0,022 13,2 174,0 160,8 59,0 45,8 92,6 68,2 1,25 0,03

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1833



6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

114,87 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 37 0,630 0,467 23,3 179,1 155,8 64,2 40,9 94,7 69,7 26,18 0,65

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115,56 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 43 0,201 0,149 10,8 172,8 162,0 57,2 46,4 94,4 69,6 8,35 0,21

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 45 0,080 0,059 15,2 175,0 159,8 60,0 44,8 94,3 69,5 3,32 0,08

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 47 0,189 0,140 18,8 176,8 158,0 61,8 43,0 94,3 69,5 7,85 0,19

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115,33 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 49 0,560 0,416 9,6 172,2 162,6 56,8 47,3 94,4 69,6 23,27 0,58

6.1.47_8212_Бориспільська 19
школа-дитячий садок №807 "Пролісок" УО 
Дарницької РДА в м.Києві

115 м. Київ, вулиця Бориспільська, 51 0,862 0,640 -48,4 143,0 191,3 28,0 76,3 94,5 69,6 25,76 0,64

6.1.47_8212_Бориспільська 19 ТОВ "Форвард Київ-Сервіс 09" 116,16 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 27а 0,736 0,546 8,3 171,5 163,3 55,4 47,1 94,3 69,5 23,61 0,59

6.1.47_8212_Бориспільська 19 ТОВ "Форвард Київ-Сервіс 09" 115,92 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 25а 0,717 0,532 6,4 170,6 164,2 54,7 48,3 94,2 69,4 22,89 0,57

6.1.47_8212_Бориспільська 19 УС1 110,4 м. Київ, вулиця Бориспільська, 19 1,013 0,752 22,9 178,9 156,0 68,5 45,6 94,0 69,2 33,92 0,84

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115,81 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 27 0,060 0,045 10,6 172,7 162,1 56,9 46,3 93,9 69,2 2,49 0,06

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115,59 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 25 0,060 0,045 10,6 172,7 162,1 57,1 46,5 93,4 68,8 2,49 0,06

6.1.47_8212_Бориспільська 19 ТОВ "Форвард Київ-Сервіс 09" 115,32 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 23а 0,716 0,531 4,2 169,4 165,3 54,1 50,0 93,9 69,2 22,84 0,56

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 41 0,160 0,119 23,4 179,1 155,8 64,1 40,8 94,2 69,4 6,65 0,16

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

114,61 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 21 0,030 0,022 10,6 172,7 162,1 58,1 47,5 89,9 66,2 1,25 0,03

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

115,02 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 29 0,010 0,007 10,6 172,7 162,1 57,7 47,1 90,4 66,5 0,42 0,01

6.1.47_8212_Бориспільська 19
Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП МОУ 
"Укрвійськбуд"

114,99 м. Київ, вулиця Бориспільська буд. 39а 0,100 0,074 23,4 179,1 155,8 64,2 40,8 93,8 69,1 4,16 0,10

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 ЦТП Бориспільська 43 115 Бориспільська,47А 0,670 0,497 19,9 177,4 157,5 62,4 42,5 94,5 69,7 12,67 0,32

6.1.48_8401_Вакуленчука 50-а ДНЗ №113 УО Дарницької РДА в м.Києві 102,5 м. Київ, вулиця Вакуленчука, 50А 0,258 0,248 7,4 126,7 119,3 24,2 16,8 94,8 69,8 10,32 0,26

6.1.48_8401_Вакуленчука 50-а Вкл КК БН 102,3 м. Київ, вулиця Вакуленчука, 50А 0,070 0,067 8,0 127,0 119,0 24,7 16,7 95,0 70,0 1,27 0,03

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 адміністративна будівля корп.№1 112,97 м. Київ, вулиця Зрошувальна, 17 0,170 0,170 16,7 142,8 126,2 29,9 13,2 94,8 69,9 6,80 0,17

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 адміністративна будівля корп.№2 112,35 м. Київ, вулиця Зрошувальна, 17 0,170 0,170 16,6 142,8 126,2 30,4 13,9 94,4 69,6 6,80 0,17

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 КПП 112,53 м. Київ, вулиця Зрошувальна, 17 0,015 0,015 16,2 142,6 126,4 30,1 13,8 91,8 67,6 0,60 0,01

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 адміністративний корпус 112,63 м. Київ, вулиця Зрошувальна, 17 0,015 0,015 16,2 142,6 126,4 30,0 13,7 91,8 67,6 0,60 0,01

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 їдальня-клуб 112,88 м. Київ, вулиця Зрошувальна, 17 0,181 0,181 17,0 143,0 126,0 30,1 13,1 94,3 69,5 7,24 0,18

16.9.1_Кудрявська 13/19 будинок житловий 165,89 м. Київ, узвіз Кудрявський буд. 4 0,300 0,240 24,0 217,5 193,5 51,6 27,6 94,9 69,9 11,71 0,29

16.9.1_Кудрявська 13/19 ЗДО №35  УО Шевченківської РДА в м.Києві 167,27 вул. Кудрявська, 13-19 0,251 0,201 20,6 215,8 195,2 48,5 27,9 94,8 69,9 9,80 0,24

16.9.1_Кудрявська 13/19 адмінбудівля ТОВ "ГАМА-РЕНТ" 163,69 м. Київ, вулиця Кудрявська, 23 ф 0,249 0,199 22,3 216,7 194,3 53,0 30,6 94,7 69,7 7,38 0,18

16.9.1_Кудрявська 13/19 адмінбудівля КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 163,32 м. Київ, вулиця Кудрявська, 23 0,307 0,246 22,1 216,5 194,4 53,2 31,1 94,7 69,7 11,99 0,30

16.9.1_Кудрявська 13/19 будинок житловий 170,48 м. Київ, вулиця Кудрявська буд. 13-19 0,900 0,720 23,2 217,1 193,9 46,6 23,4 94,9 69,9 35,14 0,88

16.9.1_Кудрявська 13/19 будинок житловий 166,51 м. Київ, вулиця Кудрявська буд. 31/33 0,600 0,480 19,4 215,2 195,8 48,6 29,3 94,6 69,7 23,40 0,58

6215 Червонопрапорна, 42 ОСББ "Червонопрапорна 42" 99 м. Київ, вулиця Пирогівський Шлях буд. 42 0,178 0,178 14,4 134,7 120,3 35,7 21,3 94,8 69,9 7,12 0,18

6215 Червонопрапорна, 42 ОСББ "СОМ.ФОРТ" 100 м. Київ, вулиця Пирогівський Шлях буд. 44 0,154 0,154 14,1 134,6 120,4 34,6 20,4 94,0 69,2 6,16 0,15
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 335А ВРЕЗ 573 725/5 150 150 31,9 26,1 26,1 0,1 0,1 2,6 2,4 0,4 0,4 2702,9 1158,8 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4-2 114 120/18-4-3 150 150 113,6 85,2 85,2 3,1 2,9 27,2 25,5 1,5 1,4 9580,7 4104,8 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-1в 582 813/7-1 300 300 79,1 130,8 130,7 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 10250,4 4392,1 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ГОРОД1-32 143 416/2-2 200 200 61,7 78,4 78,3 0,3 0,3 5,1 4,8 0,8 0,7 6350,2 2720,9 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-5 16 #603 250 250 27,7 184,8 184,2 0,2 0,2 8,7 8,2 1,1 1,1 3240,3 1388,5 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018526А 114 12018526 200 200 25,9 112,9 112,3 0,3 0,3 10,5 9,8 1,1 1,0 2669,7 1144,1 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1114 114 120/1116 200 200 38,7 161,7 161,2 0,8 0,8 21,6 20,2 1,6 1,5 3990,3 1710,0 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-7 54Т 427/14-8 80 80 15,6 53,3 53,3 4,5 4,2 288,3 270,8 3,2 3,0 1025,0 439,3 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4683 ДЗ № 641 Упра освіти Гол 50 50 55,9 8,8 8,8 5,2 4,9 92,8 87,3 1,4 1,3 2969,9 1272,3 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 822А/5 582 822А/4 150 150 29,2 36,1 36,1 0,1 0,1 4,9 4,6 0,6 0,6 2461,5 1054,7 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/28 114 133Б/281 150 150 69,7 91,5 91,5 2,2 2,1 31,3 29,4 1,6 1,5 5859,9 2511,0 148,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 410 143 411 500 500 36,0 672,0 673,0 0,1 0,1 3,0 2,9 1,0 1,0 6324,1 2710,3 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 348К 133 349К 400 400 48,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3753,4 1608,6 76,0 38,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7-1-1 114 443/7-2 300 300 71,4 84,9 84,9 0,1 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 9255,1 3965,3 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #603 16 613/10А-6 250 250 2,3 184,8 184,2 0,0 0,0 8,7 8,2 1,1 1,1 262,8 112,6 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/1Г 582 814А/7 200 200 103,9 41,5 41,5 0,1 0,1 1,4 1,3 0,4 0,4 10773,0 4608,9 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 325 530 326 800 800 34,2 3148,3 3773,4 0,2 0,3 5,7 7,6 1,9 2,1 8579,7 3676,1 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 632 16 632А 400 400 19,1 411,1 409,5 0,1 0,1 3,7 3,4 1,0 0,9 2861,4 1226,3 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/6-1 582 809/6-2 250 250 85,1 77,1 77,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,4 9994,6 4281,9 149,0 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/1К 133 335/2К 200 200 37,6 53,7 53,7 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 3877,2 1660,3 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 632А 16 633 400 400 91,4 411,1 409,5 0,3 0,3 3,7 3,4 1,0 0,9 13664,0 5855,5 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 330 530 П-2 800 800 109,1 2973,0 3599,4 0,6 0,8 5,0 6,9 1,8 2,0 27390,0 11737,7 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-7-2 114 120/1173 300 300 69,4 114,3 114,1 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 9020,4 3865,1 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/2А 582 813/3 400 400 72,5 50,5 50,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10888,0 4663,6 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 327 530 329 800 800 188,7 3046,6 3672,2 1,0 1,4 5,3 7,2 1,8 2,1 47385,0 20305,2 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/13 поліклініка дитяча КНП "ЦПМСД 150 150 121,1 16,5 16,5 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 10235,2 4388,6 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 ПАВ1 530 301 1200 1200 123,0 6342,1 6304,0 0,3 0,5 2,7 4,0 1,7 1,9 43059,9 18453,9 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7 583 807/7-1 150 150 57,7 23,8 23,8 0,1 0,1 2,1 2,0 0,4 0,4 4876,8 2088,9 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 215 520 215А 900 900 129,7 5041,7 5018,7 1,0 0,9 7,8 7,3 2,4 2,2 35062,6 15026,0 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 627 16 628 400 400 71,8 473,4 471,6 0,3 0,3 4,9 4,5 1,1 1,1 10743,0 4603,9 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А 573 725/4А-1 200 200 38,0 46,7 46,7 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 3918,8 1679,8 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4610 54Т 42746101 200 200 40,2 105,6 105,6 0,4 0,3 9,2 8,7 1,0 1,0 4132,3 1773,6 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 214 520 215 900 900 161,8 5089,9 5066,4 1,3 1,2 8,0 7,4 2,4 2,3 43746,6 18747,3 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 411 143 411А 500 500 15,0 672,0 673,0 0,0 0,0 3,0 2,9 1,0 1,0 2631,8 1127,9 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 213 520 2П2 900 900 105,5 5154,8 5129,9 0,9 0,8 8,2 7,6 2,4 2,3 28532,6 12228,1 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 ИК13/2 573 708/3 200 200 77,2 178,4 178,4 2,0 1,9 26,3 24,7 1,7 1,6 8016,1 3435,1 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-1а 582 813/7-1в 300 300 9,0 130,8 130,7 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 1165,6 499,5 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1110 114 1201110А 400 400 86,5 310,5 309,8 0,2 0,2 2,1 2,0 0,7 0,7 13009,1 5574,7 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413А 143 УЗЕЛ5 400 400 63,0 640,2 641,3 0,6 0,5 8,9 8,4 1,5 1,4 9478,2 4061,9 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/1 573 730С 300 300 35,7 14,1 113,3 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,5 4610,2 1975,8 147,8 69,2

Додаток 7.4 Гідравлічні характеристики трубопроводів системи теплопостачання при існуючому стані 
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/2А 582 809/2Б 300 300 24,4 167,6 167,3 0,1 0,1 2,8 2,6 0,7 0,7 3173,6 1360,0 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 212 520 213 900 900 108,2 5155,0 5129,7 0,9 0,8 8,2 7,6 2,4 2,3 29263,4 12541,3 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-5 114 120/11-4 400 400 116,8 51,6 52,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 17471,8 7481,0 148,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/6 573 723/6ВБ 300 300 41,8 45,7 45,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5426,1 2324,7 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018524 114 12018523 200 200 119,7 92,1 91,6 0,8 0,8 7,0 6,5 0,9 0,8 12347,9 5290,1 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 326 530 327 800 800 137,6 3148,2 3773,5 0,8 1,1 5,7 7,6 1,9 2,1 34559,1 14810,5 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11722 114 120/117221 250 250 32,9 89,9 89,8 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,5 3864,4 1656,0 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-8 54Т 427/14-9 80 80 30,5 53,3 53,3 8,8 8,3 288,3 270,8 3,2 3,0 2005,2 859,3 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/9 114 133Б/10 200 200 33,8 8,7 8,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3440,3 1472,8 147,5 67,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В 530 339В/1 350 350 11,8 505,1 376,9 0,1 0,1 11,2 5,8 1,6 1,1 1698,9 728,6 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-6 54Т 427/5562 300 300 198,5 239,9 239,8 1,1 1,1 5,7 5,3 1,0 1,0 25726,5 11025,6 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/2 573 730/1 300 300 57,4 14,1 113,3 0,0 0,1 0,0 1,2 0,1 0,5 7436,1 3186,9 148,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7Г 583 807/7В 400 400 14,2 183,8 183,6 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 2129,0 912,4 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729(ВРЕЗ) 573 730 700 700 107,8 1303,6 663,1 0,2 0,1 2,0 0,5 1,0 0,5 24372,5 10444,0 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 825 582 826 600 600 50,4 1133,3 1130,7 0,2 0,2 3,3 3,1 1,2 1,1 10188,3 4365,3 149,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 344К 133 344/1К 300 300 39,0 153,5 152,1 0,1 0,1 2,3 2,1 0,7 0,6 5060,1 2168,8 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/12-1В 512 122/12-2 300 300 30,7 154,2 154,0 0,1 0,1 2,3 2,2 0,7 0,6 3984,9 1707,7 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/8 583 807/7Г 400 400 10,8 183,8 183,6 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 1617,5 693,2 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/6А 573 727/7А 200 200 55,8 112,5 112,4 0,6 0,5 10,5 9,8 1,1 1,0 5777,7 2475,8 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол124 530 ПАВ1 1200 1200 694,3 6343,9 6302,1 1,9 1,8 2,7 2,5 1,7 1,6 243075,4 104164,6 150,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А4 114 12018526А 200 200 26,9 112,9 112,3 0,3 0,3 10,5 9,8 1,1 1,0 2774,8 1188,4 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 П-2 530 331 800 800 195,8 2972,9 3599,6 1,0 1,4 5,0 6,9 1,8 2,0 49161,1 21068,0 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622 16 622/1а 150 150 42,1 52,9 52,9 0,4 0,4 10,5 9,8 0,9 0,8 3541,1 1521,4 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 2П2 520 214 900 900 399,9 5154,7 5130,0 3,3 3,0 8,2 7,6 2,4 2,3 108151,4 46348,0 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 831А-ОРЛ12 582 832 400 400 83,5 649,0 647,9 0,8 0,7 9,2 8,6 1,6 1,5 12559,1 5382,2 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 329 530 330 800 800 163,0 3046,4 3672,4 0,9 1,2 5,3 7,2 1,8 2,1 40922,1 17537,4 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/9 583 807/8 250 250 45,2 183,8 183,6 0,4 0,4 8,7 8,1 1,1 1,1 5313,3 2277,0 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117221 114 120/117222 250 250 25,7 89,9 89,8 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,5 3020,3 1294,3 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ГОРОД1-3(2 143 ГОРОД1-32 150 150 39,5 78,4 78,3 0,9 0,9 23,0 21,6 1,3 1,3 3333,1 1428,3 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 208 520 209 900 900 146,5 5155,6 5129,1 1,2 1,1 8,2 7,6 2,5 2,3 39627,4 16983,0 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 БН Борщ14а 16 ВР"а" 200 200 19,8 38,5 38,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,4 0,3 2022,2 866,5 147,8 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1113 114 120/1114 200 200 63,5 161,7 161,2 1,4 1,3 21,6 20,2 1,6 1,5 6546,3 2805,3 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 809/2Н 582 809/2А 300 300 71,2 167,6 167,3 0,2 0,2 2,8 2,6 0,7 0,7 9268,1 3971,5 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 334А 530 335 800 800 118,2 2635,7 3264,1 0,5 0,7 4,0 5,7 1,6 1,8 29676,3 12718,0 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 716(ВРЕЗ) 573 717(ВРЕЗ) 700 700 115,8 2325,4 1681,1 0,7 0,4 6,2 3,1 1,8 1,2 26188,9 11223,6 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717 573 717/1 300 300 25,2 81,8 81,8 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,3 3287,2 1408,6 149,6 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 210 520 211 900 900 61,7 5155,3 5129,4 0,5 0,5 8,2 7,6 2,5 2,3 16681,0 7148,9 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/7 114 133Б/8 300 300 21,0 8,7 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2710,1 1156,4 148,3 67,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 УС 541 СТ-129 1000 1000 1180,4 3032,2 3012,0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,2 1,1 549545,7 345940,8 149,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/4 573 723/5 300 300 39,7 45,7 45,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5160,0 2210,8 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5А 572 703/5-П10 150 150 61,7 52,1 52,1 0,6 0,6 10,2 9,5 0,9 0,8 5235,0 2240,1 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-5 4О ЦТП-Яблон2 250 250 52,7 50,2 50,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 6156,2 2637,5 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 САКС.24/27 143 401/1 200 200 58,0 21,2 21,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 5986,8 2563,8 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018525 114 12018524 200 200 49,6 92,1 91,6 0,3 0,3 7,0 6,5 0,9 0,8 5121,6 2194,1 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 430/2 54Т 430/2А 300 300 88,3 21,5 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11466,6 4907,2 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 807 583 807/1 200 200 33,3 161,8 161,8 0,7 0,7 21,7 20,3 1,6 1,5 3453,3 1483,2 149,7 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 209 520 210 900 900 81,7 5155,4 5129,3 0,7 0,6 8,2 7,6 2,5 2,3 22104,5 9473,3 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 826 582 #25728 600 600 116,9 1133,3 1130,7 0,4 0,4 3,3 3,1 1,2 1,1 23633,4 10128,0 149,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 300 530 300А 1400 1400 158,8 6345,4 6300,4 0,2 0,2 1,2 1,1 1,2 1,2 58453,7 25051,0 150,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-1 Реконструкція з прибудовою до 150 150 19,7 22,5 22,5 0,0 0,0 1,9 1,8 0,4 0,4 1658,3 710,4 148,4 69,2
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А5 54Т 431А/1А6 300 300 41,7 25,5 25,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5438,5 2326,3 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А2 114 120281А4А3 250 250 27,9 193,9 193,3 0,3 0,3 9,6 9,0 1,2 1,1 3278,8 1405,2 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7В 583 807/7Б 400 400 16,2 183,8 183,6 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 2443,4 1047,1 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3Г 582 803/4 300 300 40,3 33,2 33,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5211,6 2232,6 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2-1 573 723/2-2 150 150 91,9 37,9 37,9 0,5 0,5 5,4 5,1 0,6 0,6 7778,7 3331,9 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 300А Вузол124 1200 1200 373,8 6344,8 6301,0 1,0 0,9 2,7 2,5 1,7 1,6 130891,2 56093,2 150,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443 114 443/1А 400 400 21,1 470,0 468,9 0,1 0,1 4,8 4,5 1,1 1,1 3175,7 1363,3 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/1А 114 443/1 400 400 21,3 470,0 469,0 0,1 0,1 4,8 4,5 1,1 1,1 3200,7 1371,7 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 303 530 304 1200 1200 99,2 6341,1 6304,9 0,3 0,4 2,7 4,0 1,7 1,9 34715,5 14877,9 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 211 520 212 900 900 111,3 5155,2 5129,5 0,9 0,8 8,2 7,6 2,5 2,3 30105,0 12902,0 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331 530 332 800 800 82,8 2700,9 3328,4 0,3 0,5 4,2 5,9 1,6 1,9 20790,3 8909,2 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 42746101 54Т 42746102 200 200 20,5 105,6 105,6 0,2 0,2 9,2 8,7 1,0 1,0 2108,8 903,7 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11 114 120/11-1 400 400 131,2 64,9 63,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 19407,9 8313,1 147,4 67,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/4-6 582 828/4-5 150 150 129,4 53,8 53,8 1,4 1,3 10,8 10,2 0,9 0,9 10917,0 4676,2 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110А 114 1201110Б 400 400 32,8 310,5 309,8 0,1 0,1 2,1 2,0 0,7 0,7 4930,7 2113,1 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 332 530 333 800 800 95,5 2700,8 3328,5 0,4 0,6 4,2 5,9 1,6 1,9 23976,7 10275,4 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 334 530 334А 800 800 25,7 2635,7 3264,0 0,1 0,1 4,0 5,7 1,6 1,8 6451,4 2764,9 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/2Б 582 809/3 300 300 18,3 167,6 167,3 0,1 0,0 2,8 2,6 0,7 0,7 2385,6 1022,4 149,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ГОРОД1-31 143 ГОРОД1-3(2 250 250 25,7 78,4 78,3 0,0 0,0 1,6 1,5 0,5 0,5 3008,1 1289,0 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 301 530 302 1200 1200 174,2 6341,8 6304,3 0,5 0,7 2,7 4,0 1,7 1,9 60983,0 26134,9 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 302 530 303 1200 1200 94,4 6341,3 6304,7 0,3 0,4 2,7 4,0 1,7 1,9 33035,7 14158,0 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-6 16 613/10А-7 250 250 13,7 184,8 184,2 0,1 0,1 8,7 8,2 1,1 1,1 1603,6 687,2 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201112А 114 120/1113 200 200 28,6 161,7 161,2 0,6 0,6 21,6 20,2 1,6 1,5 2946,8 1262,8 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-4 54Т 427/46-1 150 150 33,6 38,3 38,3 0,2 0,2 5,5 5,2 0,7 0,6 2829,8 1215,3 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 СТ.140 541 УС 1000 1000 38,9 3032,3 3011,9 0,1 0,1 1,6 1,5 1,2 1,1 18092,4 11374,4 149,3 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4684 54Т БН118 200 200 46,3 65,8 65,7 0,2 0,2 3,6 3,4 0,6 0,6 4765,2 2044,1 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 338 530 339 700 700 153,8 2259,2 2889,0 0,9 1,4 5,9 9,0 1,8 2,1 34754,5 14894,1 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110Б 114 1201110В 400 400 129,3 310,5 309,8 0,3 0,3 2,1 2,0 0,7 0,7 19458,7 8338,0 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 200 500 300 1400 1400 85,6 6345,7 6300,1 0,1 0,1 1,2 1,1 1,2 1,2 31445,2 13497,6 150,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/5514 54Т БН108 300 300 30,7 167,2 167,2 0,1 0,1 2,8 2,6 0,7 0,7 3976,3 1704,5 148,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/9 114 443/10 500 500 59,5 140,8 140,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10419,5 4464,6 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 333 530 334 800 800 198,9 2635,9 3263,8 0,8 1,1 4,0 5,7 1,6 1,8 49922,8 21393,0 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4685 ДЗ №30 1-го ступеня "Сонечко" 50 50 43,4 9,0 9,0 4,2 3,9 96,0 90,2 1,4 1,3 2299,3 986,0 148,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/4 16 620А/4А 200 200 42,3 97,0 96,8 0,3 0,3 7,8 7,3 0,9 0,9 4336,9 1858,5 148,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730С 573 730 200 200 39,9 14,1 113,3 0,0 0,4 0,2 10,0 0,1 1,0 4089,8 1752,8 147,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/10 583 807/9 250 250 75,6 183,8 183,6 0,7 0,6 8,7 8,1 1,1 1,1 8882,5 3806,3 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-3-2 4О ЦТП-Яблон1 200 200 34,0 88,7 88,7 0,2 0,2 6,5 6,1 0,9 0,8 3496,3 1498,3 148,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4682 54Т ВБ119 200 200 118,5 65,2 65,1 0,4 0,4 3,5 3,3 0,6 0,6 12205,6 5232,6 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/6А 572 703Б/7А 300 300 14,1 53,7 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1833,2 785,6 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 344/1К 133 344/2К 300 300 47,9 131,3 130,0 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 6215,5 2663,1 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 2П1 520 П1РЕГ 900 900 2,0 5160,0 5132,2 0,0 0,0 8,2 7,6 2,5 2,3 530,2 227,2 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-9 114 120/1110 400 400 71,9 310,5 309,8 0,2 0,1 2,1 2,0 0,7 0,7 10825,1 4638,9 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б/4 комплекс спортивний НТУУ "КПІ" 200 200 36,5 128,8 128,8 0,5 0,5 13,7 12,9 1,2 1,2 3754,4 1608,9 148,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-3 114 120/28-4 200 200 89,9 48,5 48,5 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,4 9260,3 3966,6 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018526 114 12018525 200 200 48,4 112,9 112,3 0,5 0,5 10,5 9,8 1,1 1,0 4997,3 2141,4 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 807 582 УС-1 700 700 39,2 2372,1 2365,3 0,3 0,2 6,5 6,0 1,9 1,7 8875,6 3803,2 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В 114 1201110В1А 200 200 88,0 60,1 60,1 0,3 0,2 3,0 2,8 0,6 0,5 9094,4 3894,8 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-7-1 114 120/11-7-2 250 250 49,6 114,3 114,1 0,2 0,2 3,3 3,1 0,7 0,7 5825,5 2496,3 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/4-1 114 БН,Чоко.31 150 150 54,8 28,2 28,2 0,2 0,2 3,0 2,8 0,5 0,5 4624,8 1981,2 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 306 530 307 1200 1200 64,2 6340,4 6305,5 0,2 0,3 2,7 4,0 1,7 1,9 22473,0 9631,2 149,9 69,2
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-3 16 613/10А-4 250 250 19,4 233,5 232,8 0,3 0,3 14,0 13,0 1,4 1,3 2263,3 969,3 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 П1РЕГ 520 205 900 900 117,8 5160,0 5132,2 1,0 0,9 8,2 7,6 2,5 2,3 31858,0 13653,2 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 305 530 306 1200 1200 79,3 6340,6 6305,3 0,2 0,3 2,7 4,0 1,7 1,9 27748,6 11892,1 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 304 530 305 1200 1200 82,2 6340,8 6305,1 0,2 0,3 2,7 4,0 1,7 1,9 28757,1 12324,3 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 205 520 206 900 900 109,1 5159,8 5132,4 0,9 0,8 8,2 7,6 2,5 2,3 29517,6 12650,2 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-2 143 413/13-3 400 400 58,7 104,5 104,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 8802,8 3771,8 148,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/6А 573 725/7А 500 500 23,4 27,2 27,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4094,1 1753,9 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 206 520 207 900 900 38,3 5159,7 5132,6 0,3 0,3 8,2 7,6 2,5 2,3 10371,0 4444,7 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 207 520 208 900 900 150,7 5159,6 5132,6 1,2 1,1 8,2 7,6 2,5 2,3 40764,4 17470,1 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-6 54Т 427/14-7 150 150 52,6 53,3 53,3 0,6 0,5 10,6 10,0 0,9 0,9 4442,7 1903,6 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-6 512 122/2-7 400 400 73,3 87,0 86,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10996,9 4711,4 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 42746102 54Т 42746103 200 200 8,5 105,6 105,6 0,1 0,1 9,2 8,7 1,0 1,0 877,1 375,9 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 316К 133 317К 400 400 48,6 81,2 10,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 7313,2 3134,2 148,9 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 401 143 САКС.24/27 200 200 18,2 21,2 21,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 1882,9 806,8 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т #173 54Т #174 100 100 228,6 12,0 12,0 1,0 1,0 4,5 4,2 0,5 0,4 16575,9 7077,1 147,4 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 307 530 308 1200 1200 101,7 6340,2 6305,7 0,3 0,4 2,7 4,0 1,7 1,9 35610,0 15261,2 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622/1а Професійно-педагогічний коледж 65 65 16,5 5,1 5,1 0,1 0,1 7,8 7,4 0,5 0,4 1008,5 431,9 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 337 530 338 700 700 72,9 2259,2 2888,9 0,4 0,7 5,9 9,0 1,8 2,1 16464,7 7056,1 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 УС-1 582 ВР807А/1 700 700 35,5 2372,0 2365,4 0,2 0,2 6,5 6,0 1,9 1,7 8030,6 3441,7 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 333K 133 333АК 400 400 19,4 645,1 641,8 0,2 0,2 9,0 8,4 1,6 1,4 2913,6 1248,7 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 336 530 337 800 800 73,1 2259,3 2888,8 0,2 0,3 2,9 4,5 1,4 1,6 18349,1 7863,7 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 335А ВРЕЗ 530 336 800 800 68,8 2259,4 2888,7 0,2 0,3 2,9 4,5 1,4 1,6 17255,3 7394,9 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-8А 114 120/11-9 400 400 31,2 310,6 309,8 0,1 0,1 2,1 2,0 0,7 0,7 4701,6 2014,9 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318АК 133 318Г9 200 200 48,9 41,9 41,8 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 5039,6 2159,1 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 81315Г-АИ3 582 813/15Г-2 200 200 28,6 70,7 70,7 0,1 0,1 4,1 3,9 0,7 0,6 2929,3 1255,3 147,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/8 114 443/9 500 500 95,6 140,8 140,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 16735,0 7169,9 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-3-1 4О 133/6-3-2 200 200 97,6 88,7 88,7 0,6 0,6 6,5 6,1 0,9 0,8 10058,4 4309,4 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 42746103 54Т 42746104 200 200 27,8 105,6 105,6 0,3 0,2 9,2 8,7 1,0 1,0 2867,2 1228,7 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б/2 4О 139Б/3 400 400 219,0 128,9 128,7 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 32849,8 14068,9 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/10 572 701/11 250 250 24,0 120,3 120,3 0,1 0,1 3,7 3,5 0,7 0,7 2826,1 1211,1 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/10А 143 413/11 250 250 35,1 104,6 104,3 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,6 4116,4 1764,0 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 333К 133 333K 400 400 71,2 645,2 641,8 0,6 0,6 9,0 8,4 1,6 1,4 10704,6 4587,5 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 335 530 335А ВРЕЗ 800 800 94,3 2285,7 2914,8 0,3 0,4 3,0 4,6 1,4 1,6 23681,0 10147,7 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4616 54Т БН114 200 200 97,8 41,8 41,8 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 10047,0 4307,5 148,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7А-3А 143 413/7А-2 300 300 105,0 288,6 287,9 0,9 0,8 8,2 7,7 1,2 1,2 13639,9 5842,2 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 218А 520 219 900 900 114,0 4694,4 4674,3 0,8 0,7 6,8 6,3 2,2 2,1 30826,8 13211,3 149,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/6А3 4О 143/6А4 250 250 17,1 28,1 28,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1980,7 848,7 148,0 67,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 308 530 309 1200 1200 71,0 6339,9 6305,9 0,2 0,3 2,7 4,0 1,7 1,9 24849,3 10649,6 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117222 114 120/117223 250 250 17,1 89,9 89,8 0,0 0,0 2,1 1,9 0,6 0,5 2007,5 860,3 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1112 114 1201112А 200 200 47,3 161,7 161,2 1,0 1,0 21,6 20,2 1,6 1,5 4878,7 2090,7 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717/1 573 717/1Б 300 300 23,5 81,8 81,8 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,3 3068,7 1315,0 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/2А-2 573 715/2А-1 300 300 22,2 50,6 50,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 2897,0 1241,4 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3-2К 133 335/3-3К 200 200 38,1 22,1 22,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3922,3 1680,2 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2-2 573 723/2-3 150 150 35,4 37,9 37,9 0,2 0,2 5,4 5,1 0,6 0,6 2990,4 1281,3 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339Б 530 339В 700 700 88,3 2166,1 2796,4 0,5 0,7 5,4 8,4 1,7 2,1 19945,4 8547,8 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/2 583 809/2Н 300 300 42,9 167,6 167,3 0,1 0,1 2,8 2,6 0,7 0,7 5585,3 2393,5 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/1 530 339В/2 350 350 75,6 491,0 490,2 0,8 0,7 10,6 9,9 1,5 1,4 10911,3 4676,0 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 332К 133 333К 400 400 36,2 645,2 641,8 0,3 0,3 9,0 8,4 1,6 1,4 5438,1 2330,6 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/3 582 809/4 300 300 82,6 167,6 167,3 0,2 0,2 2,8 2,6 0,7 0,7 10756,8 4609,3 149,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7Б 583 807/7А 400 400 48,7 183,8 183,6 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 7320,9 3137,2 149,1 69,2
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/42-1 Вузол 400 400 657,9 267,9 267,5 1,0 1,0 1,6 1,5 0,6 0,6 98892,9 42340,6 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/12-1Б 512 122/12-1В 300 300 41,6 154,2 154,0 0,1 0,1 2,3 2,2 0,7 0,6 5407,7 2317,4 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/3-1 143 413/3-1А 150 150 46,6 71,2 71,1 0,9 0,8 18,9 17,8 1,2 1,1 3928,6 1683,5 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20-2 4О 613/20-3 200 200 141,3 31,6 31,6 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,3 14437,3 6179,7 147,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 201 520 202 900 900 48,6 5160,7 5131,5 0,4 0,4 8,2 7,6 2,5 2,3 13134,1 5628,9 150,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 202 520 203 900 900 130,2 5160,6 5131,6 1,1 1,0 8,2 7,6 2,5 2,3 35230,5 15098,5 150,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 УП2ВХ 143 УП2ВЫХ 350 350 2,2 226,7 226,5 0,0 0,0 2,3 2,1 0,7 0,7 314,9 135,0 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А-1 573 725/4А-2 150 150 28,3 46,7 46,7 0,2 0,2 8,2 7,7 0,8 0,7 2394,3 1026,0 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814А 582 814Б 600 600 31,8 1693,9 1689,4 0,2 0,2 7,4 6,9 1,8 1,7 6425,7 2753,8 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А/6 142 822А/5 150 150 2,8 36,1 36,1 0,0 0,0 4,9 4,6 0,6 0,6 236,0 101,1 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 203 520 204 900 900 223,4 5160,4 5131,8 1,8 1,7 8,2 7,6 2,5 2,3 60445,1 25904,2 150,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1173 114 120/11722 250 250 46,1 89,9 89,8 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,5 5412,6 2318,6 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 427А 142 428 300 300 43,2 219,8 219,5 0,2 0,2 4,7 4,5 0,9 0,9 5608,1 2403,3 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 204 2П1 900 900 46,0 5160,1 5132,2 0,4 0,4 8,2 7,6 2,5 2,3 12440,9 5331,8 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413 143 413А 400 400 114,7 640,2 641,3 1,0 1,0 8,9 8,4 1,5 1,4 17246,4 7390,8 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12011711 114 12011710 150 150 167,9 47,0 46,9 1,4 1,3 8,3 7,8 0,8 0,8 14186,1 6074,8 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 409 143 409А 500 500 43,0 672,0 672,9 0,1 0,1 3,0 2,9 1,0 1,0 7555,3 3237,9 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814Б 582 815 600 600 179,5 1693,9 1689,4 1,3 1,2 7,4 6,9 1,8 1,7 36321,5 15565,5 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 УП2ВХ 143 УП2ВХ 350 350 1,8 226,7 226,5 0,0 0,0 2,3 2,1 0,7 0,7 261,7 112,2 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 130/19 114 130/18 200 200 23,0 6,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2299,5 992,4 144,2 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4618 54Т БН113 200 200 114,7 67,0 67,0 0,4 0,4 3,7 3,5 0,6 0,6 11778,7 5050,4 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/112А 114 120/114А 200 200 114,9 91,4 91,0 0,8 0,7 6,9 6,4 0,9 0,8 11634,7 4984,6 146,4 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339 530 339Б 700 700 92,7 2166,2 2796,3 0,5 0,8 5,4 8,4 1,7 2,1 20948,8 8977,0 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133/15Б 114 133Б16А 200 200 34,5 47,7 48,1 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 3528,1 1511,8 147,9 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4612 54Т БН121 200 200 237,5 80,3 80,3 1,3 1,2 5,3 5,0 0,8 0,7 24430,9 10468,6 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 218Б 520 218А 900 900 128,6 4694,6 4674,1 0,9 0,8 6,8 6,3 2,2 2,1 34752,8 14893,8 149,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/11 583 807/10 250 250 47,4 183,8 183,6 0,4 0,4 8,7 8,1 1,1 1,1 5568,3 2386,2 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4620 54Т БН117 200 200 48,9 46,9 46,9 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,4 5014,7 2151,7 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/2А-3 573 715/2А-2 400 400 51,4 50,6 50,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7744,6 3317,7 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/1В 582 809/2 400 400 26,6 167,6 167,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 4011,0 1718,9 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ГОРОД1-3(1 143 ГОРОД1-31 200 200 25,4 78,4 78,3 0,1 0,1 5,1 4,8 0,8 0,7 2617,1 1121,5 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/9 582 828/9-ГР34 200 200 81,6 27,5 27,4 0,1 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 8325,2 3565,0 148,3 67,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 УП-2 582 813 600 600 76,2 1766,7 1761,6 0,6 0,6 8,1 7,5 1,9 1,8 15426,5 6611,2 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 432 54Т 432/2 300 300 268,0 2,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34839,9 12095,8 149,6 45,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 218 520 218Б 900 900 124,3 4694,8 4673,9 0,8 0,8 6,8 6,3 2,2 2,1 33615,3 14406,3 149,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/2 582 834/2-ЛИП3 150 150 95,5 74,1 74,0 2,0 1,8 20,5 19,3 1,3 1,2 8061,6 3454,0 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 409А 143 410 500 500 42,7 672,0 672,9 0,1 0,1 3,0 2,9 1,0 1,0 7500,6 3214,5 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-2 582 813/7-1а 300 300 127,4 130,8 130,7 0,2 0,2 1,7 1,6 0,6 0,5 16520,0 7077,6 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/42-2 ліцей (навчально-житловий комп 250 250 204,2 27,8 27,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 23836,8 10192,1 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809 582 809/1 700 700 149,6 1897,2 1891,4 0,6 0,6 4,1 3,9 1,5 1,4 33812,7 14490,6 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 417 143 УП2ВХ 350 350 48,5 226,7 226,5 0,1 0,1 2,3 2,1 0,7 0,7 6975,1 2989,1 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 311 530 312 1200 1200 279,1 6339,1 6306,6 0,8 1,1 2,7 4,0 1,7 1,9 97680,9 41861,5 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 446/1 114 120/11-8А 400 400 51,5 439,4 438,3 0,2 0,2 4,2 3,9 1,1 1,0 7749,5 3321,1 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807Щ15ВБ 583 ЩОРСА15 250 250 63,2 262,2 261,8 1,1 1,0 17,6 16,5 1,6 1,5 7451,7 3191,3 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/4 143 416/5 200 200 88,9 53,7 53,6 0,2 0,2 2,4 2,2 0,5 0,5 9129,2 3916,7 148,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 42746104 54Т БН120 150 150 106,5 105,6 105,6 4,4 4,2 41,7 39,2 1,8 1,7 8984,3 3849,5 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/116А 114 120/118А 200 200 123,5 48,6 48,3 0,2 0,2 2,0 1,8 0,5 0,4 12486,8 5347,7 146,1 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21 54Т 427/21-1 300 300 17,9 11,4 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2327,0 991,5 149,4 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-8А 114 120/11-8 400 400 47,1 128,8 128,6 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 7091,5 3038,6 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 835 142 425 300 300 27,3 329,7 329,4 0,3 0,3 10,7 10,0 1,4 1,3 3541,9 1518,7 149,1 69,2

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1839



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/1 582 810 700 700 42,7 1897,1 1891,6 0,2 0,2 4,1 3,9 1,5 1,4 9640,1 4131,4 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1А 582 803/1Б 300 300 31,3 144,3 144,1 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,6 4080,1 1748,5 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117223 114 120/117224 250 250 22,5 89,9 89,8 0,0 0,0 2,1 1,9 0,6 0,5 2636,2 1129,7 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7 583 807/6 250 250 168,9 160,0 159,9 1,1 1,0 6,6 6,2 1,0 0,9 19840,9 8500,4 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 216 520 217 900 900 145,6 4695,1 4673,5 1,0 0,9 6,8 6,3 2,2 2,1 39361,9 16868,9 149,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/1 143 ШР23 1000 1000 32,1 447,7 446,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 9450,4 4049,9 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/10 582 828/10А 150 150 127,8 27,5 27,4 0,4 0,3 2,8 2,7 0,5 0,4 10650,9 4559,8 147,6 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14 582 813/13 300 300 39,4 32,2 32,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5108,9 2183,4 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #391 1М 620А/13 300 300 167,4 20,7 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 21414,1 9198,7 147,2 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 446 114 446/1 400 400 38,9 439,4 438,3 0,2 0,2 4,2 3,9 1,1 1,0 5846,0 2509,8 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 200А 520 201 900 900 284,2 5161,1 5131,1 2,3 2,2 8,2 7,6 2,5 2,3 76889,6 32951,4 150,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/4 143 416/4А 300 300 86,4 71,6 73,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 11175,2 4782,0 148,4 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 324К 133 326К 600 600 187,8 835,3 831,2 0,3 0,3 1,8 1,7 0,9 0,8 37932,6 16254,3 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-7 114 120/11-7-1 250 250 54,2 114,3 114,1 0,2 0,2 3,3 3,1 0,7 0,7 6363,2 2726,7 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2 573 723/2-1 200 200 45,9 37,9 37,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,3 4742,3 2032,3 149,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 323К 133 324К 600 600 56,3 848,4 844,1 0,1 0,1 1,9 1,7 0,9 0,8 11359,7 4869,3 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813 582 814А 600 600 106,9 1694,0 1689,3 0,8 0,7 7,4 6,9 1,8 1,7 21633,5 9271,2 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 217 520 218 900 900 98,3 4694,9 4673,7 0,7 0,6 6,8 6,3 2,2 2,1 26578,5 11390,6 149,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/2Л19/7 582 832/3 200 200 87,1 53,8 53,8 0,2 0,2 2,4 2,3 0,5 0,5 8984,0 3848,6 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/29 4О 610/30 400 400 80,2 68,7 68,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 11907,9 5101,0 147,1 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 343-БК 133 344К 400 400 52,7 403,7 400,9 0,2 0,2 3,5 3,3 1,0 0,9 7913,0 3391,1 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол165 16 613/14-6а 200 200 77,8 91,2 90,8 0,5 0,5 6,9 6,4 0,9 0,8 7973,0 3416,2 148,2 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719(ВРЕЗ) 573 719/1 300 300 65,0 36,4 36,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 8473,9 3627,2 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-4 16 116/6А-3БН 100 100 67,3 16,7 16,7 0,6 0,6 8,7 8,2 0,6 0,6 4913,7 2104,2 147,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-5 54Т 427/14-6 150 150 27,9 53,3 53,3 0,3 0,3 10,6 10,0 0,9 0,9 2350,7 1007,3 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 331К 133 332К 600 600 13,7 645,2 641,8 0,0 0,0 1,1 1,0 0,7 0,6 2761,3 1183,4 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 408Б 143 409 500 500 40,1 672,1 672,9 0,1 0,1 3,0 2,9 1,0 1,0 7048,1 3020,5 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6 4О 133/7 600 600 138,2 112,2 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 27854,3 11936,5 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 310 530 311 1200 1200 90,1 6339,4 6306,4 0,2 0,4 2,7 4,0 1,7 1,9 31520,0 13508,4 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/10-2 16 610/10-3 350 350 25,9 74,1 73,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3705,1 1586,9 148,2 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А 54Т 427/27А-1 300 300 43,2 67,8 67,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 5611,0 2409,6 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/6К 133 315/5К 200 200 32,6 12,7 298,4 0,0 2,3 0,1 69,1 0,1 2,7 3373,4 1439,9 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 232 505/8 533 #2014 250 250 17,8 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2053,3 879,3 147,6 67,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/1823а 533 512/1823б 200 200 15,5 50,5 50,5 0,0 0,0 2,1 2,0 0,5 0,5 1582,6 678,2 147,8 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 702 572 701 700 700 106,0 4120,4 4103,7 2,1 1,9 19,5 18,2 3,2 3,0 23959,8 10268,3 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 309 530 310 1200 1200 147,5 6339,8 6306,1 0,4 0,6 2,7 4,0 1,7 1,9 51616,2 22120,7 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220А 572 705 900 900 51,9 4418,3 4399,5 0,3 0,3 6,0 5,6 2,1 2,0 14022,6 6009,7 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220 520 220А 900 900 138,8 4418,5 4399,3 0,8 0,8 6,0 5,6 2,1 2,0 37520,1 16079,5 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 219 520 220 900 900 142,3 4468,1 4448,4 0,9 0,8 6,1 5,7 2,1 2,0 38463,2 16482,0 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/5АБОГ2 582 834/5А 200 200 32,3 8,2 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3247,1 1390,1 145,0 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 215А 520 2П3 900 900 34,3 4747,8 4725,3 0,2 0,2 6,9 6,4 2,3 2,1 9262,1 3968,6 149,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 343К 133 343-АК 400 400 4,4 403,8 400,9 0,0 0,0 3,5 3,3 1,0 0,9 663,8 284,5 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-9 54Т 427/14-10 80 80 27,5 53,3 53,3 7,9 7,4 288,3 270,9 3,2 3,0 1805,9 773,9 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-8 143 413/11-9 200 200 71,2 101,6 101,5 0,6 0,6 8,5 8,0 1,0 0,9 7358,9 3150,8 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/5514 54Т 427/5515 200 200 172,5 87,9 87,8 1,1 1,0 6,4 6,0 0,8 0,8 17741,7 7595,6 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-8 54Т 427/55-9 400 400 31,8 469,8 469,6 0,2 0,1 4,8 4,5 1,1 1,1 4773,1 2045,6 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810 582 811Н 700 700 95,8 1766,8 1761,5 0,3 0,3 3,6 3,4 1,4 1,3 21650,9 9277,8 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 ВР808А/1 582 809 700 700 123,7 2065,0 2058,5 0,6 0,6 4,9 4,6 1,6 1,5 27966,2 11985,1 149,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4620 54Т 427/4621 200 200 112,9 45,3 45,3 0,2 0,2 1,7 1,6 0,4 0,4 11582,0 4952,8 148,2 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/5 573 723/6 300 300 63,0 45,7 45,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8187,3 3507,1 149,0 69,3

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1840



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б 572 703 900 900 31,3 4154,9 4137,8 0,2 0,2 5,3 4,9 2,0 1,8 8445,2 3619,5 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 702А 572 702 900 900 83,6 4120,5 4103,6 0,4 0,4 5,2 4,9 2,0 1,8 22595,2 9683,5 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 630 16 631 400 400 48,0 427,5 425,9 0,2 0,2 4,0 3,7 1,0 1,0 7175,9 3075,3 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407 143 407/1 300 300 37,6 447,7 446,6 0,7 0,7 19,7 18,4 1,9 1,8 4887,2 2094,8 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 2П3 520 216 900 900 134,7 4747,8 4725,3 0,9 0,9 6,9 6,4 2,3 2,1 36413,0 15605,2 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 811Н 582 УП-2 700 700 60,8 1766,7 1761,5 0,2 0,2 3,6 3,4 1,4 1,3 13745,1 5890,7 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330К(ВРЕЗ) 133 331К 600 600 65,9 645,2 641,7 0,1 0,1 1,1 1,0 0,7 0,6 13299,9 5699,1 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 200 520 200А 900 900 418,2 5161,7 5130,4 3,4 3,2 8,2 7,6 2,5 2,3 112972,2 48482,3 150,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/2-1 143 ГОРОД1-3(1 250 250 22,0 78,4 78,3 0,0 0,0 1,6 1,5 0,5 0,5 2578,5 1105,0 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/8 ТК 427/8а 250 250 90,5 108,5 108,5 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,6 10639,4 4577,5 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/18 512 122/18А 700 700 51,1 369,0 368,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 11506,1 4934,4 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 412 143 412А 500 500 15,5 640,2 641,3 0,0 0,0 2,8 2,6 1,0 0,9 2717,2 1164,5 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 343-АК 133 343-БК 400 400 16,8 403,8 400,9 0,1 0,1 3,5 3,3 1,0 0,9 2517,1 1078,7 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13 583 807/11 250 250 69,9 183,9 183,6 0,6 0,6 8,7 8,1 1,1 1,1 8214,2 3520,0 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 411Б 143 412 500 500 54,5 640,2 641,2 0,2 0,1 2,8 2,6 1,0 0,9 9561,5 4097,6 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/51 54Т 427/53 700 700 448,5 800,0 797,6 0,3 0,3 0,7 0,7 0,6 0,6 100948,4 43248,9 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143А блок господарчий 50 50 26,7 4,2 4,2 0,6 0,5 21,1 19,9 0,6 0,6 1417,5 607,9 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/3 573 730/2 300 300 53,3 14,1 113,3 0,0 0,1 0,0 1,2 0,1 0,5 6925,7 2968,2 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/3Б 16 620А/4 200 200 14,2 97,0 96,8 0,1 0,1 7,8 7,3 0,9 0,9 1457,3 624,5 148,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201111В 114 120/1112 200 200 74,4 161,7 161,2 1,6 1,5 21,6 20,2 1,6 1,5 7673,9 3288,4 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335ПУШК8 133 335/1К 200 200 39,1 78,3 78,2 0,2 0,2 5,1 4,8 0,8 0,7 4034,6 1728,9 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-31 54Т 427/4-32 200 200 58,2 42,9 42,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 6022,6 2578,8 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330К(ВРЕЗ) 133 330/1АК 200 200 42,6 49,9 49,9 0,1 0,1 2,1 1,9 0,5 0,5 4400,8 1886,2 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 408 143 408А 500 500 22,4 672,1 672,9 0,1 0,1 3,0 2,9 1,0 1,0 3929,8 1684,2 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/10А 572 703Б/11А 300 300 72,7 53,7 53,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9423,4 4036,7 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 13-7-1А 143 13-7-1Б 200 200 46,5 21,2 21,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4766,7 2041,6 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117224 114 120/117225 250 250 41,4 89,9 89,8 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,5 4852,0 2079,1 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А 114 133/15Б 150 150 12,4 47,7 48,1 0,1 0,1 8,5 8,1 0,8 0,8 1039,4 445,4 147,9 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4614 54Т БН116 200 200 109,9 78,5 78,5 0,6 0,5 5,1 4,8 0,8 0,7 11299,8 4847,0 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 408А 143 408Б 500 500 39,3 672,1 672,9 0,1 0,1 3,0 2,9 1,0 1,0 6892,0 2953,6 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318К 133 318АК 150 150 9,4 41,9 41,8 0,1 0,1 6,6 6,2 0,7 0,7 793,1 340,0 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723(ВРЕЗ) 573 723/1 300 300 44,8 83,7 83,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,3 5836,9 2497,4 149,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 313 530 314 1200 1200 165,0 6332,7 6302,8 0,5 0,7 2,7 4,0 1,7 1,9 57756,2 24752,0 149,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815 582 816 600 600 61,3 1575,6 1571,4 0,4 0,4 6,4 6,0 1,7 1,6 12405,3 5315,6 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816 582 817 600 600 102,0 1505,4 1501,2 0,6 0,6 5,9 5,5 1,6 1,5 20633,9 8842,5 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 427 142 427А 300 300 130,3 219,8 219,5 0,6 0,6 4,8 4,5 0,9 0,9 16935,1 7251,6 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-3ТА 54Т 427/55-4 500 500 56,7 799,1 798,5 0,2 0,2 4,3 4,0 1,2 1,2 9921,3 4251,8 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 704 572 703Б 900 900 208,1 4208,9 4191,1 1,1 1,1 5,4 5,1 2,0 1,9 56229,7 24097,6 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 326К 133 330К(ВРЕЗ) 600 600 270,1 752,2 748,3 0,4 0,4 1,5 1,4 0,8 0,8 54553,6 23371,7 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/2 143 419/3 300 300 22,7 125,2 125,1 0,0 0,0 1,5 1,5 0,5 0,5 2947,0 1262,9 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 711 573 710(УС1) 1000 1000 163,9 3591,9 4215,5 0,4 0,8 2,3 5,1 1,4 1,9 48371,7 20729,9 149,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/7А 583 807/7 250 250 211,0 183,8 183,6 1,8 1,7 8,7 8,1 1,1 1,1 24789,8 10620,4 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201111Б 114 1201111В 200 200 30,1 161,7 161,2 0,7 0,6 21,6 20,2 1,6 1,5 3107,5 1331,7 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 344К 133 345К 400 400 6,8 250,3 248,8 0,0 0,0 1,4 1,3 0,6 0,6 1019,7 437,0 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12011712 114 12011711 150 150 45,7 47,0 46,9 0,4 0,4 8,3 7,8 0,8 0,8 3860,0 1653,9 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/2А 573 719/2АВБ 250 250 100,6 66,3 66,2 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4 11820,9 5063,7 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 216 УС2010 900 900 145,6 52,5 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39361,9 16843,0 149,8 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-10 54Т 427/14-11 80 80 45,5 53,3 53,3 13,1 12,3 288,3 270,9 3,2 3,0 2991,5 1281,9 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 323A 323 700 700 42,0 3545,0 4169,5 0,6 0,8 14,5 18,8 2,8 3,1 9510,5 4075,9 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/4 582 809/4А 300 300 95,7 167,6 167,3 0,3 0,2 2,8 2,6 0,7 0,7 12459,2 5338,6 149,4 69,3

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1841



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 342К 133 343К 400 400 94,3 403,8 400,8 0,3 0,3 3,5 3,3 1,0 0,9 14168,1 6071,5 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-1 54Т  Касиян2/1 150 150 87,8 38,3 38,3 0,5 0,5 5,5 5,2 0,7 0,6 7412,4 3175,1 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 817 582 818 600 600 52,4 1505,3 1501,3 0,3 0,3 5,9 5,5 1,6 1,5 10603,6 4544,3 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13 583 807/13 250 250 26,7 183,9 183,6 0,2 0,2 8,7 8,1 1,1 1,1 3133,2 1342,8 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7-1 114 443/7-1-1 300 300 106,9 84,9 84,9 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 13868,6 5941,1 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1Б 582 803/1В 300 300 86,5 144,3 144,1 0,2 0,2 2,1 1,9 0,6 0,6 11281,2 4833,8 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 323 530 323 700 700 1,9 3545,0 4169,6 0,0 0,0 14,5 18,8 2,8 3,1 418,5 179,4 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814А/7 582 814а/6 150 150 33,6 41,5 41,5 0,2 0,2 6,5 6,1 0,7 0,7 2842,4 1217,9 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 ЩОРСА15 Щ15 300 300 2,0 262,2 261,8 0,0 0,0 6,8 6,3 1,1 1,1 260,6 111,7 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/111Б 114 120/112А 200 200 99,2 91,4 91,0 0,7 0,6 6,9 6,4 0,9 0,8 10052,7 4307,0 146,6 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/5562 54Т БН84 250 250 47,8 239,9 239,9 0,7 0,7 14,7 13,8 1,5 1,4 5595,5 2397,9 148,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/11 будинок житловий 80 80 24,9 12,4 12,4 0,4 0,4 15,5 14,6 0,7 0,7 1629,9 700,7 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-5 114 120/28-6 125 125 82,7 48,5 48,5 1,9 1,8 22,9 21,6 1,2 1,1 6709,8 2874,6 148,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416A 143 417 300 300 52,1 226,7 226,4 0,3 0,2 5,1 4,7 1,0 0,9 6764,7 2898,9 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б/3 4О 139Б/4 400 400 87,9 128,8 128,8 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 13182,2 5648,0 148,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 ВР807А/1 582 ВР808А/1 700 700 104,6 2065,1 2058,4 0,5 0,5 4,9 4,6 1,6 1,5 23643,9 10128,4 149,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/1821а 533 512/18-2-2 200 200 24,1 50,5 50,5 0,1 0,0 2,1 2,0 0,5 0,5 2469,5 1058,2 147,9 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/7А 573 715/2А-3 400 400 14,4 50,6 50,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2161,9 930,6 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/4 582 828/4-6 150 150 71,5 53,8 53,8 0,8 0,7 10,8 10,2 0,9 0,9 6031,1 2584,0 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/4А 573 720/6А 100 100 20,1 66,3 66,2 2,8 2,6 138,0 129,5 2,5 2,4 1480,4 634,4 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-1 143 413/13-2 400 400 65,6 104,6 104,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 9832,4 4212,8 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 425 142 426 300 300 51,0 329,7 329,4 0,5 0,5 10,7 10,0 1,4 1,3 6636,1 2843,9 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 831 582 831А 400 400 54,9 649,1 647,9 0,5 0,5 9,2 8,6 1,6 1,5 8259,6 3539,7 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428/2 142 428/2А 200 200 36,7 89,8 89,7 0,2 0,2 6,7 6,3 0,9 0,8 3785,8 1622,3 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431 54Т 431/2 250 250 85,5 28,8 28,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10052,7 4312,5 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703 572 702А 900 900 16,0 4120,5 4103,6 0,1 0,1 5,2 4,9 2,0 1,8 4318,7 1850,8 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 802 582 803 700 700 117,4 2736,8 2728,9 1,0 0,9 8,6 8,0 2,1 2,0 26549,8 11377,3 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В1А 114 1201110В-1 200 200 54,4 60,1 60,1 0,2 0,2 3,0 2,8 0,6 0,5 5614,3 2405,5 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 ВПР34 114 120/111Б 400 400 22,5 72,1 71,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3313,7 1419,5 146,7 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/3А 573 723/4 300 300 44,0 45,7 45,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5716,9 2449,3 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-6-2 114 120/11-6-3 200 200 30,9 69,1 69,4 0,1 0,1 4,0 3,7 0,7 0,6 3187,7 1366,0 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-10 будинок адміністративний Части 300 300 56,3 8,8 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6808,8 2911,6 139,3 64,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 312 530 313 1200 1200 252,6 6336,1 6304,9 0,7 1,0 2,7 4,0 1,7 1,9 88398,2 37883,5 149,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/3("С") 143 БАС5А 200 200 42,7 129,3 129,3 0,6 0,6 13,8 13,0 1,2 1,2 4401,4 1886,1 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ХРЕЩ.19/1 143 416A 300 300 4,7 226,7 226,4 0,0 0,0 5,1 4,7 1,0 0,9 614,4 263,3 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-8 114 120/11-7 400 400 51,7 114,3 114,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 7777,7 3331,8 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 709А 530 323A 700 700 8,2 3545,0 4169,5 0,1 0,2 14,5 18,8 2,8 3,1 1859,6 797,0 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/2 582 832/2Л19/7 200 200 22,8 53,8 53,8 0,1 0,1 2,4 2,3 0,5 0,5 2350,8 1007,4 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/3 143 413/3("С") 250 250 25,4 129,3 129,3 0,1 0,1 4,3 4,0 0,8 0,7 2980,4 1277,2 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 339К 133 341К 400 400 87,4 429,3 426,2 0,4 0,3 4,0 3,7 1,0 1,0 13131,9 5627,6 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А5 4О 143/6А6 250 250 74,3 28,1 28,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8598,0 3681,8 147,5 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/1Б 582 834/2 200 200 21,4 74,1 74,0 0,1 0,1 4,5 4,3 0,7 0,7 2205,9 945,3 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 342 143 404/4 700 700 25,2 1460,8 2220,9 0,1 0,1 2,5 5,3 1,1 1,6 5689,2 2438,2 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-3 16 БН Борщ14а 200 200 13,4 38,5 38,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,4 0,3 1367,9 586,4 147,9 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7Б 143 413/7 350 350 16,4 159,1 158,8 0,0 0,0 1,1 1,0 0,5 0,5 2357,4 1010,3 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335К 133 335ПУШК8 200 200 30,6 78,3 78,2 0,2 0,1 5,1 4,8 0,8 0,7 3158,5 1353,7 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809 582 809/1В 400 400 93,3 167,7 167,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 14072,8 6029,1 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 323 530 324 700 700 45,3 3545,0 4169,6 0,7 0,9 14,5 18,8 2,8 3,1 10241,1 4389,0 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Щ15 583 Щ15ВЫХ 300 300 8,5 262,2 261,8 0,1 0,1 6,8 6,3 1,1 1,1 1111,3 476,3 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 710(УС1) 573 709А 1000 1000 99,0 3545,2 4169,4 0,2 0,5 2,2 5,0 1,4 1,9 29206,6 12516,5 149,7 69,2
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4-1 114 120/18-4-2 200 200 54,6 85,3 85,2 0,3 0,3 6,0 5,6 0,8 0,8 5624,4 2410,0 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-3 4О 143/24-3-1 150 150 96,9 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7968,0 3352,5 145,5 66,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 711А(А) 573 711 1000 1000 61,8 3592,0 4215,4 0,1 0,3 2,3 5,1 1,4 1,9 18246,7 7818,5 149,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 341К 133 342К 400 400 75,8 403,8 400,8 0,3 0,2 3,5 3,3 1,0 0,9 11380,9 4876,7 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/2А-1 573 715/2А 300 300 59,5 50,6 50,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 7746,6 3318,6 149,4 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-5 54Т 427/55-6 500 500 80,6 723,0 722,5 0,3 0,3 3,5 3,3 1,1 1,0 14103,8 6044,2 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А3 114 120281А4А4 200 200 83,2 193,9 193,3 2,6 2,4 31,1 29,0 1,9 1,7 8595,2 3683,2 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2-3 1М #549 80 80 57,9 6,6 6,6 0,3 0,2 4,4 4,2 0,4 0,4 3752,9 1605,9 147,3 67,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 631 16 632 400 400 81,7 411,1 409,5 0,3 0,3 3,7 3,4 1,0 0,9 12213,1 5233,3 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828Б 582 829 600 600 113,7 811,3 809,8 0,2 0,2 1,7 1,6 0,9 0,8 22974,3 9847,4 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3КПР13 133 335/3КПР11 125 125 102,9 31,6 31,6 1,0 0,9 9,8 9,2 0,8 0,7 8358,1 3579,5 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #439 1М #421 400 400 158,6 160,5 159,9 0,1 0,1 0,6 0,5 0,4 0,4 23623,4 10119,8 147,8 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 426 142 426А 300 300 45,2 329,7 329,4 0,5 0,5 10,7 10,0 1,4 1,3 5873,7 2517,2 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 412А 143 413 400 400 23,5 640,2 641,3 0,2 0,2 8,9 8,4 1,5 1,4 3538,7 1516,5 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 831А 582 831А-ОРЛ12 400 400 173,7 649,1 647,9 1,6 1,5 9,2 8,6 1,6 1,5 26128,9 11196,9 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416 143 ХРЕЩ.19/1 300 300 40,4 226,7 226,4 0,2 0,2 5,1 4,7 1,0 0,9 5237,9 2246,2 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/6А 114 443/7 400 400 174,3 301,7 301,2 0,3 0,3 2,0 1,9 0,7 0,7 26188,8 11221,2 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 705 572 704 900 900 107,1 4209,1 4190,9 0,6 0,5 5,4 5,1 2,0 1,9 28950,5 12406,0 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-3 4О 133/6-3-1 200 200 82,1 88,7 88,7 0,5 0,5 6,5 6,1 0,9 0,8 8451,5 3622,9 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 829 582 830 400 400 77,6 790,2 788,8 1,1 1,0 13,6 12,7 1,9 1,8 11689,0 5009,0 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/5 4О 133/6 600 600 34,9 251,1 250,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 7033,6 3014,2 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 428/1 54Ч ТП 196 300 300 16,9 73,4 73,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 2208,1 946,3 149,5 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/2 16 620А/3 200 200 54,3 97,0 96,8 0,4 0,4 7,8 7,3 0,9 0,9 5572,9 2388,0 148,4 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 БАС3 143 413/3-1 150 150 21,8 71,2 71,1 0,4 0,4 18,9 17,8 1,2 1,1 1833,8 785,9 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 731Б(ВРЕЗ) 573 732 700 700 36,6 1052,6 0,3 0,0 0,0 1,3 0,0 0,8 0,0 8270,0 3544,3 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-4 54Т 427/55-5 500 500 135,0 723,1 722,5 0,5 0,4 3,5 3,3 1,1 1,0 23647,3 10132,7 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7-2 114 443/7-3 300 300 25,8 84,9 84,9 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 3350,8 1435,9 148,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/3А 16 620А/3Б 200 200 17,0 97,0 96,8 0,1 0,1 7,8 7,3 0,9 0,9 1745,6 748,1 148,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-3 54Т 427/14-4 150 150 143,9 53,3 53,3 1,5 1,4 10,6 10,0 0,9 0,9 12156,9 5206,9 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 341Б 530 341В 800 800 28,7 1460,9 2220,8 0,0 0,1 1,2 2,6 0,9 1,3 7201,5 3086,3 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3-1К 133 335/3-2К 200 200 23,1 22,1 22,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2383,7 1021,3 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1111А 114 1201111Б 200 200 65,6 161,7 161,2 1,4 1,3 21,6 20,2 1,6 1,5 6767,9 2900,2 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/181а1 533 БНПим,3 100 100 30,1 22,6 22,6 0,5 0,5 16,1 15,1 0,9 0,8 2206,4 945,4 148,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/2 582 813/2А 400 400 67,1 50,5 50,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10085,5 4320,0 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 Щ15ВЫХ 583 807/13А-3 250 250 42,0 262,2 261,8 0,7 0,7 17,6 16,5 1,6 1,5 4948,8 2120,8 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/4 143 413/3 400 400 38,9 129,4 129,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 5841,9 2503,3 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А 583 807/13 250 250 72,6 183,9 183,6 0,6 0,6 8,7 8,1 1,1 1,1 8541,3 3660,1 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 626 16 627 400 400 119,3 473,4 471,5 0,6 0,5 4,9 4,5 1,1 1,1 17855,3 7648,6 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/20А 114 12011712 150 150 21,3 47,0 46,9 0,2 0,2 8,3 7,7 0,8 0,8 1793,8 769,9 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 405 540 415 1200 1200 1434,5 6934,6 6862,8 4,7 4,3 3,3 3,0 1,9 1,7 500251,7 214352,4 149,9 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 #2635 573 724/2 100 100 64,8 61,8 61,8 7,8 7,3 120,0 112,6 2,4 2,2 4787,4 2051,3 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 314 530 315 1200 1200 276,6 6331,8 6302,7 0,8 1,1 2,7 4,0 1,7 1,9 96802,7 41485,2 149,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/4 114 443/5 400 400 177,6 379,6 378,7 0,6 0,5 3,1 2,9 0,9 0,9 26718,2 11448,5 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/9А 572 703Б/10А 300 300 30,0 53,7 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3883,4 1664,0 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-4 54Т 427/14-5 150 150 62,1 53,3 53,3 0,7 0,6 10,6 10,0 0,9 0,9 5246,5 2247,9 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 140 4О ЦТП-Гет38 100 100 135,9 39,9 39,9 6,8 6,4 50,1 47,1 1,5 1,4 9991,1 4288,2 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/4К 133 315/5К 200 200 67,4 18,7 267,0 0,0 3,7 0,3 55,3 0,2 2,4 6940,2 2974,4 148,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 338К 133 339К 400 400 65,9 440,8 437,7 0,3 0,3 4,2 3,9 1,1 1,0 9904,0 4244,3 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/2 582 828/3 300 300 111,3 192,1 191,9 0,4 0,4 3,6 3,4 0,8 0,8 14460,8 6196,3 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т ВБ119 54Т 1/6 150 150 13,2 65,2 65,2 0,2 0,2 15,9 14,9 1,1 1,0 1115,5 478,1 148,5 69,3
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/7 4О ЦТП-Гет40 150 150 107,0 112,1 112,1 5,0 4,7 47,0 44,1 1,9 1,8 9024,8 3866,9 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 315 530 316 1200 1200 269,6 6331,1 6303,4 0,7 1,1 2,7 4,0 1,7 1,9 94352,4 40435,1 149,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/6 123 242/5 150 150 29,3 26,5 24,0 0,1 0,1 2,6 2,0 0,5 0,4 2458,1 1051,3 148,1 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 405 143 406 400 400 65,9 1253,5 1253,0 2,2 2,1 34,1 32,0 3,0 2,8 9921,1 4251,8 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5Б 572 703/6 150 150 23,8 74,4 74,4 0,5 0,5 20,7 19,4 1,3 1,2 2021,0 866,1 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 404 143 405 400 400 54,6 1253,5 1253,0 1,9 1,7 34,1 32,0 3,0 2,8 8219,3 3522,8 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 341А 530 341Б 800 800 53,8 1461,0 2220,7 0,1 0,1 1,2 2,6 0,9 1,3 13478,1 5776,2 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 830 582 831 400 400 56,7 649,1 647,9 0,5 0,5 9,2 8,6 1,6 1,5 8528,0 3652,7 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/1 573 719/2 300 300 60,8 36,3 36,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 7920,4 3392,5 149,4 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 803/12-1 583 803/12 200 200 46,3 81,4 81,4 0,3 0,2 5,5 5,2 0,8 0,7 4775,1 2046,1 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 818а 583 818б 600 600 15,0 1409,5 1405,6 0,1 0,1 5,1 4,8 1,5 1,4 3032,2 1299,5 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 КРАП4 143 413/3-2 150 150 58,1 47,6 47,6 0,5 0,5 8,5 8,0 0,8 0,8 4895,3 2097,4 148,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/3 573 723/3А 300 300 14,5 45,7 45,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1881,6 806,3 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-7 114 120/1851 200 200 26,7 89,4 89,9 0,2 0,2 6,6 6,3 0,9 0,8 2752,1 1181,8 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол103 54Т 427/5514 300 300 33,2 255,1 255,0 0,2 0,2 6,4 6,0 1,1 1,0 4302,7 1843,9 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 804 582 804А 800 800 118,6 2592,3 2585,0 0,5 0,4 3,8 3,6 1,6 1,5 29791,4 12767,4 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 324 530 324A 800 800 129,9 3544,9 4169,6 0,9 1,2 7,2 9,3 2,1 2,4 32626,6 13982,4 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5-П10 572 703/5 150 150 58,1 52,1 52,1 0,6 0,6 10,2 9,5 0,9 0,8 4920,1 2108,1 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 132 813/17 582 813/18 200 200 43,5 185,8 185,8 1,2 1,2 28,5 26,8 1,8 1,7 4473,3 1917,0 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 112/5А 11 112/4А 250 250 66,4 4,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7527,0 3211,5 147,0 64,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7-1А 114 443/7-1 300 300 38,1 84,9 84,9 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 4941,2 2117,3 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1117 114 1201117Б 200 200 189,9 15,8 15,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 19389,4 8282,6 148,5 67,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/6 143 413/7А-3А 300 300 36,9 350,6 349,9 0,4 0,4 12,1 11,3 1,5 1,4 4789,4 2052,5 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719А(ВРЕЗ) 573 720(ВРЕЗ) 700 700 135,4 2077,3 1433,9 0,7 0,3 5,0 2,2 1,6 1,1 30612,9 13120,7 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/12 4О 143/14 400 400 164,3 32,7 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 24569,9 10488,5 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 324A 530 324Б 800 800 22,0 3544,8 4169,8 0,2 0,2 7,2 9,3 2,1 2,4 5527,2 2368,8 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 341В 530 342 700 700 96,6 1460,9 2220,8 0,2 0,5 2,5 5,3 1,1 1,6 21816,3 9349,4 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 324Б 530 325 800 800 11,8 3544,7 4169,8 0,1 0,1 7,2 9,3 2,1 2,4 2964,6 1270,5 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803 582 803А 600 600 7,9 2592,4 2584,9 0,1 0,1 17,4 16,2 2,8 2,6 1604,6 687,7 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701 582 НС4 800 800 82,2 3815,5 3799,4 0,7 0,6 8,3 7,7 2,3 2,1 20644,7 8846,5 149,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803А 582 804 600 600 136,3 2592,4 2584,9 2,4 2,2 17,4 16,2 2,8 2,6 27618,2 11836,0 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24А 4О 143/23А 250 250 56,9 52,3 52,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 6626,7 2835,3 147,7 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-8 СШ № 286 Управління освіти Гол 80 80 37,1 13,2 13,2 0,7 0,6 17,7 16,6 0,8 0,7 2433,2 1042,2 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 806 582 807 600 600 75,4 2533,9 2527,1 1,3 1,2 16,6 15,5 2,7 2,5 15265,9 6542,4 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 805 582 806 600 600 94,0 2534,0 2527,0 1,6 1,5 16,6 15,5 2,7 2,5 19034,9 8157,3 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 4П-5А 54Т 427/55-3ТА 500 500 110,2 799,2 798,4 0,5 0,4 4,3 4,0 1,2 1,2 19295,6 8269,0 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622/1а 16П СТВП 150 150 54,4 42,5 42,5 0,4 0,3 6,8 6,4 0,7 0,7 4588,6 1966,3 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 818б 583 818в 600 600 15,1 1409,5 1405,6 0,1 0,1 5,1 4,8 1,5 1,4 3044,4 1304,7 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А-2 573 725/4А-3 200 200 73,6 46,7 46,7 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 7599,5 3255,5 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/20 114 133Б/19 250 250 43,2 27,2 27,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5062,0 2168,3 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713А/3А 573 713А/4А 150 150 50,5 8,2 8,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 4241,0 1815,0 148,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/5 142 429/5-1 200 200 29,8 74,9 74,9 0,1 0,1 4,6 4,4 0,7 0,7 3066,3 1312,7 148,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/5А 143 407/6 300 300 28,0 350,6 349,9 0,3 0,3 12,1 11,3 1,5 1,4 3641,9 1560,8 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б16А 114 133Б16Б 150 150 53,3 47,7 48,1 0,5 0,4 8,5 8,1 0,8 0,8 4464,0 1912,6 147,8 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7А 143 413/7Б 350 350 45,4 159,1 158,8 0,1 0,0 1,1 1,0 0,5 0,5 6529,2 2798,6 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-6 54Т 427/55-8 400 400 249,5 483,0 482,7 1,3 1,2 5,1 4,8 1,2 1,1 37431,6 16036,5 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/5 143 407/5А 300 300 51,7 350,6 349,9 0,6 0,6 12,1 11,3 1,5 1,4 6722,6 2881,0 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 Ш.РУСТ.21 143 407/2 300 300 61,4 381,3 380,5 0,9 0,8 14,3 13,4 1,6 1,5 7986,0 3422,4 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-9 54Т /46-5а-10 300 300 73,0 8,9 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8853,0 3783,2 140,3 64,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А-3 583 807/13А2Б 250 250 50,2 262,2 261,8 0,9 0,8 17,6 16,5 1,6 1,5 5910,5 2532,9 149,5 69,3
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201111 114 120/1111А 200 200 33,5 161,7 161,2 0,7 0,7 21,6 20,2 1,6 1,5 3454,9 1480,6 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 132 #25777 132 813/17 200 200 34,4 185,8 185,8 1,0 0,9 28,5 26,8 1,8 1,7 3538,9 1516,6 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834А 582 835 500 500 91,5 461,5 460,8 0,1 0,1 1,4 1,3 0,7 0,7 16061,9 6883,0 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-9 54Т БН104 250 250 37,7 214,7 214,7 0,4 0,4 11,8 11,1 1,3 1,2 4411,8 1891,6 148,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2367 114 130/19 200 200 16,9 6,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1696,6 726,6 144,5 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #2156617 582 834/1Б 200 200 17,5 74,1 74,0 0,1 0,1 4,5 4,3 0,7 0,7 1800,5 771,6 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 426А 142 426Б 300 300 23,0 329,7 329,4 0,2 0,2 10,7 10,0 1,4 1,3 2988,1 1280,6 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 337К 133 338К 400 400 44,0 440,9 437,7 0,2 0,2 4,2 3,9 1,1 1,0 6615,4 2835,1 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717(ВРЕЗ) 573 718 700 700 120,6 2180,2 1536,2 0,7 0,3 5,5 2,6 1,7 1,1 27272,0 11685,4 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/9К 133 315/8К 250 250 72,1 129,6 415,3 0,3 3,0 4,3 41,5 0,8 2,4 8486,8 3635,0 149,4 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 316 530 РК 1200 1200 250,9 6330,4 6304,0 0,7 1,0 2,7 4,0 1,7 1,9 87811,4 37632,1 149,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803 582 803/1 300 300 31,9 144,3 144,1 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,6 4156,3 1781,3 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-3 4О 143/24-4 150 150 29,9 9,1 9,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 2461,9 1057,2 145,5 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 344/2К 133 МЖ3/4 300 300 77,8 86,3 85,0 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 10094,7 4323,0 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 800 582 802 700 700 126,3 2813,0 2804,7 1,2 1,1 9,1 8,5 2,2 2,1 28581,6 12248,2 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 722(ВРЕЗ) 573 723(ВРЕЗ) 700 700 196,6 1984,6 1341,8 0,9 0,4 4,5 1,9 1,6 1,0 44463,0 19053,0 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 Пуш.21 133 330/1К 150 150 77,3 28,1 28,0 0,2 0,2 2,9 2,8 0,5 0,5 6534,9 2798,6 149,0 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720(ВРЕЗ) 573 720Б(ВРЕЗ) 700 700 73,6 2051,5 1408,4 0,4 0,2 4,8 2,1 1,6 1,0 16638,7 7130,7 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2-3 533 512/1823а 200 200 21,2 50,5 50,5 0,0 0,0 2,1 2,0 0,5 0,5 2165,9 928,1 147,8 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/7 114 133Б7-1 150 150 43,9 20,6 20,6 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,3 3675,2 1576,7 148,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/4 573 730/3 300 300 23,4 14,1 113,3 0,0 0,0 0,0 1,2 0,1 0,5 3038,2 1302,1 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-9 143 413/11-10 200 200 150,8 101,6 101,5 1,3 1,2 8,5 8,0 1,0 0,9 15567,9 6669,2 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-4 4О 133/6-5 250 250 27,2 50,2 50,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 3182,7 1363,8 148,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 629 16 630 400 400 78,6 427,5 425,8 0,3 0,3 4,0 3,7 1,0 1,0 11755,4 5037,7 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А 114 120281А4А1 250 250 114,1 193,9 193,3 1,1 1,0 9,6 9,0 1,2 1,1 13393,3 5747,3 149,2 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 804А 582 804Б 600 600 22,4 2592,2 2585,1 0,4 0,4 17,4 16,2 2,8 2,6 4546,0 1948,3 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/2 530 339В/3 350 350 69,7 491,0 490,2 0,7 0,7 10,6 9,9 1,5 1,4 10060,7 4311,5 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г-2А 582 81315Г-АИ3 150 150 32,5 70,7 70,7 0,6 0,6 18,7 17,6 1,2 1,1 2722,4 1166,6 147,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/111А 114 120/111Б 400 400 90,1 19,3 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13293,2 5693,7 147,0 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/42 54Т 427/42-1 400 400 258,6 267,9 267,4 0,4 0,4 1,6 1,5 0,6 0,6 38829,9 16657,3 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-4 114 120/28-5 150 150 37,2 48,5 48,5 0,3 0,3 8,8 8,3 0,8 0,8 3138,5 1344,8 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 340 530 340А 800 800 94,1 1461,3 2220,4 0,1 0,2 1,2 2,6 0,9 1,3 23604,8 10115,8 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 336К 133 337К 400 400 50,9 440,9 437,7 0,2 0,2 4,2 3,9 1,1 1,0 7652,5 3279,5 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 631 будинок житловий 80 80 51,0 10,2 10,2 0,5 0,5 10,5 9,9 0,6 0,6 3337,7 1432,8 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1851 114 120/1852 200 200 111,4 89,4 89,9 0,7 0,7 6,6 6,3 0,9 0,8 11503,6 4928,4 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/4 114 133Б/4-1 150 150 56,2 28,2 28,2 0,2 0,2 3,0 2,8 0,5 0,5 4739,1 2032,6 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В 114 1201111 200 200 33,8 161,7 161,2 0,7 0,7 21,6 20,2 1,6 1,5 3495,6 1497,0 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 Ш.РУСТ.30 143 406А 400 400 36,0 1212,2 1211,8 1,2 1,1 31,9 29,9 2,9 2,7 5425,0 2325,0 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 406А 143 407 400 400 62,0 1212,2 1211,8 2,0 1,9 31,9 29,9 2,9 2,7 9329,6 3998,3 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 4П-2 540 418 1200 1200 85,5 6929,6 6868,1 0,3 0,3 3,3 3,0 1,9 1,7 29794,4 12768,9 149,8 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 406 143 Ш.РУСТ.30 400 400 65,4 1212,2 1211,8 2,1 2,0 31,9 29,9 2,9 2,7 9847,1 4219,7 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/6 114 443/6А 400 400 110,3 301,8 301,2 0,2 0,2 2,0 1,9 0,7 0,7 16584,0 7104,9 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/5А 572 703Б/6А 300 300 21,4 53,7 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 2776,8 1189,9 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 411А 143 411Б 500 500 23,4 640,2 641,2 0,1 0,1 2,8 2,6 1,0 0,9 4104,7 1758,9 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/5К Будівництво житлового будинку 125 125 64,1 31,4 31,4 0,6 0,6 9,6 9,0 0,8 0,7 5202,1 2227,1 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А2Б 583 80713А2А 250 250 25,0 262,2 261,8 0,4 0,4 17,6 16,5 1,6 1,5 2939,8 1259,9 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 340А 530 341 700 700 50,2 1461,1 2220,5 0,1 0,3 2,5 5,3 1,1 1,6 11344,4 4861,8 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/3 582 832/4 200 200 41,4 53,8 53,8 0,1 0,1 2,4 2,3 0,5 0,5 4265,7 1827,8 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/5 114 443/6 400 400 261,1 349,4 348,6 0,7 0,6 2,7 2,5 0,8 0,8 39274,1 16823,6 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/1 582 816/2 200 200 70,2 70,2 70,2 0,3 0,3 4,1 3,8 0,7 0,6 7261,8 3111,4 149,4 69,4

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1845



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428 142 429 250 250 128,2 129,9 129,8 0,6 0,5 4,3 4,1 0,8 0,8 15044,3 6443,4 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 628 16 629 400 400 50,3 427,5 425,8 0,2 0,2 4,0 3,7 1,0 1,0 7523,5 3223,7 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 418 540 П-3 1200 1200 125,9 6929,4 6868,4 0,4 0,4 3,3 3,0 1,9 1,7 43899,6 18813,8 149,8 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 818 583 818а 600 600 22,2 1409,5 1405,6 0,1 0,1 5,1 4,8 1,5 1,4 4499,5 1928,1 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 341 530 341А 800 800 123,1 1461,1 2220,6 0,2 0,3 1,2 2,6 0,9 1,3 30857,7 13223,8 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407 143 408 500 500 43,8 672,1 672,8 0,1 0,1 3,0 2,9 1,0 1,0 7696,7 3296,9 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/3К 133 315/3АК 200 200 83,9 18,7 267,0 0,0 4,6 0,3 55,3 0,2 2,4 8670,9 3716,1 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А-1 583 807/13А 250 250 58,6 183,9 183,6 0,5 0,5 8,7 8,1 1,1 1,1 6885,2 2950,5 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10 582 813/11 300 300 112,9 133,3 133,2 0,2 0,2 1,7 1,6 0,6 0,5 14612,8 6265,6 148,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 426Б 142 427 300 300 50,8 329,7 329,4 0,5 0,5 10,7 10,0 1,4 1,3 6600,2 2828,5 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/2К 133 315/3К 200 200 71,1 118,2 167,5 0,8 1,5 11,5 21,8 1,1 1,5 7343,0 3147,0 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12018523 114 12018522 200 200 168,0 92,1 91,6 1,2 1,1 7,0 6,5 0,9 0,8 17327,0 7425,8 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 821 582 822 600 600 74,9 1345,9 1342,4 0,4 0,3 4,7 4,4 1,4 1,3 15141,3 6488,9 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/5 143 416/6 200 200 47,6 53,6 53,6 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 4897,6 2098,5 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/114А 114 120/116А 200 200 104,3 48,7 48,3 0,2 0,2 2,0 1,8 0,5 0,4 10561,6 4520,4 146,3 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335К 133 336К 400 400 52,1 440,9 437,7 0,2 0,2 4,2 3,9 1,1 1,0 7821,4 3351,8 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 334К 133 335К 400 400 43,7 519,1 515,9 0,3 0,2 5,9 5,4 1,2 1,2 6571,4 2816,2 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В 530 339А 700 700 95,8 1461,5 2220,2 0,2 0,5 2,5 5,3 1,1 1,6 21650,5 9275,0 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/9-ГР9 582 828/10 200 200 47,2 27,5 27,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 4806,9 2059,1 147,8 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/5 143 413/4 400 400 32,8 129,4 129,2 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 4925,0 2110,5 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-2 114 ВПР34 400 400 79,0 72,2 71,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 11662,8 4996,1 146,8 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55 54Т 4П-5А 700 700 229,3 799,4 798,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,6 0,6 51578,3 22101,1 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816 582 Гуц5 200 200 33,7 70,2 70,2 0,1 0,1 4,1 3,8 0,7 0,6 3491,7 1497,1 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ШР23 143 Ш.РУСТ.21 1000 1000 38,2 381,3 380,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11230,9 4811,4 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834 582 834-Ш17/2 400 400 29,4 461,6 460,8 0,1 0,1 4,6 4,3 1,1 1,0 4414,5 1892,1 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 819 582 821 600 600 77,8 1346,0 1342,3 0,4 0,3 4,7 4,4 1,4 1,3 15724,2 6738,7 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-2 582 813/14-1 200 200 76,3 284,4 284,2 5,1 4,8 66,8 62,7 2,7 2,6 7863,6 3369,9 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/6 582 809/6-1 250 250 69,8 77,1 77,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,4 8195,6 3516,5 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/3 114 443/4 400 400 74,7 379,7 378,7 0,2 0,2 3,1 2,9 0,9 0,9 11237,3 4815,6 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/2-Б 573 725/3А 400 400 51,4 74,0 73,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7729,4 3311,7 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339А 530 340 700 700 146,2 1461,4 2220,3 0,4 0,8 2,5 5,3 1,1 1,6 33007,8 14145,1 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4-3 114 120/18-4-4 150 150 243,8 85,2 85,2 6,6 6,2 27,2 25,5 1,5 1,4 20547,3 8800,3 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7 114 443/7-1А 300 300 23,2 84,9 84,9 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 3016,3 1292,2 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 804Б 582 805 600 600 17,1 2592,2 2585,1 0,3 0,3 17,4 16,2 2,8 2,6 3470,3 1487,3 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834-Ш17/2 582 834А 400 400 58,5 461,5 460,8 0,3 0,3 4,6 4,3 1,1 1,0 8799,8 3771,1 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 803/11 583 РАЕВСК25 150 150 85,7 46,9 46,9 0,7 0,7 8,2 7,7 0,8 0,8 7217,7 3092,0 148,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/3АК 133 315/4К 200 200 26,2 18,7 267,0 0,0 1,4 0,3 55,3 0,2 2,4 2700,3 1157,3 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/4 4О 133/5 600 600 23,6 251,1 250,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 4757,9 2039,0 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г-1 582 813/15Г 250 250 25,7 70,7 70,7 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 2995,0 1289,4 147,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А6 54Т 431А/1А7 300 300 64,9 25,5 25,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8440,0 3613,9 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/4 143 407/5 300 300 80,1 350,6 349,9 1,0 0,9 12,1 11,3 1,5 1,4 10413,6 4462,6 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) НС4Курганівська, 4 НС4 600 600 1,9 2869,6 2861,3 0,0 0,0 21,3 19,9 3,1 2,9 391,1 167,6 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15В 582 813/15Г 300 300 52,5 216,0 216,0 0,2 0,2 4,6 4,3 0,9 0,9 6800,6 2909,9 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/8А 572 703Б/9А 300 300 26,4 53,7 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3427,6 1468,7 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-6а 16 613/149А 200 200 99,0 91,2 90,8 0,7 0,6 6,9 6,4 0,9 0,8 10143,4 4345,9 148,1 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 КРСП6/2 143 КРСП2/1 150 150 54,1 23,6 23,6 0,1 0,1 2,1 2,0 0,4 0,4 4556,0 1951,7 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/5 583 803/12-2 200 200 92,1 81,4 81,4 0,5 0,5 5,5 5,1 0,8 0,7 9497,2 4069,0 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/2 114 443/3 400 400 33,0 379,7 378,7 0,1 0,1 3,1 2,9 0,9 0,9 4959,1 2125,3 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 718 573 719(ВРЕЗ) 700 700 141,1 2180,1 1536,3 0,8 0,4 5,5 2,6 1,7 1,1 31907,1 13674,1 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428 142 428/1 200 200 28,6 89,8 89,7 0,2 0,2 6,7 6,3 0,9 0,8 2948,8 1264,3 149,0 69,3
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318/1-1 133 318/1-2 150 150 98,0 41,8 41,8 0,6 0,6 6,6 6,2 0,7 0,7 8260,3 3538,3 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/1 143 416/1-1 150 150 73,6 34,1 34,1 0,3 0,3 4,3 4,1 0,6 0,5 6209,9 2665,2 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А/7 582 822А/6 150 150 33,2 36,1 36,1 0,2 0,2 4,9 4,6 0,6 0,6 2800,8 1200,1 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/16 132 #25777 200 200 21,0 185,8 185,8 0,6 0,6 28,5 26,8 1,8 1,7 2154,1 923,2 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #277 1М 116/2(1) 150 150 5,8 4,0 4,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 488,8 208,5 147,9 67,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/8 114 133Б/9 200 200 41,5 8,7 8,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4225,8 1808,7 148,0 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3К 133 335/3-1К 200 200 17,9 22,1 22,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 1848,2 791,9 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 414("Б") 143 414 400 400 7,7 557,9 559,2 0,1 0,0 6,8 6,4 1,3 1,3 1155,7 495,3 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720Б(ВРЕЗ) 510 721д 700 700 62,2 2051,4 1408,5 0,3 0,1 4,8 2,1 1,6 1,0 14077,9 6033,3 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/19 114 133Б/18 250 250 68,4 27,2 27,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8018,0 3433,6 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/2АВБ 573 719/4А 250 250 69,0 66,3 66,2 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4 8105,8 3472,8 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 319 530 321(УС2) 1200 1200 281,7 6329,6 6304,7 0,8 1,1 2,7 4,0 1,7 1,9 98578,9 42246,3 149,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 619 16 ЦТП Рибал5 250 250 94,1 67,8 67,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,4 11006,9 4729,7 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/3 530 339В/4 350 350 53,5 491,0 490,2 0,6 0,5 10,6 9,9 1,5 1,4 7724,0 3310,2 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 619Б 16П Чорн,20/2 100 100 106,1 16,9 16,9 1,0 0,9 9,0 8,5 0,7 0,6 7788,7 3340,4 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15А 582 813/15Б 300 300 11,2 216,0 216,0 0,1 0,0 4,6 4,3 0,9 0,9 1449,5 621,2 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330/2АК 133 330/3АК 200 200 57,4 20,3 20,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5909,9 2530,9 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/4 530 339В/5 350 350 54,1 491,0 490,3 0,6 0,5 10,6 9,9 1,5 1,4 7801,6 3343,4 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 736 133 323К 600 600 284,8 830,9 917,8 0,5 0,6 1,8 2,0 0,9 0,9 57532,4 24646,9 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 РК 530 319 1200 1200 42,1 6329,7 6304,6 0,1 0,2 2,7 4,0 1,7 1,9 14718,7 6308,0 149,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/4 1М 620А/20 400 400 216,6 317,2 316,1 0,5 0,4 2,2 2,0 0,8 0,7 32356,6 13855,5 148,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 404/4 143 404 700 700 253,2 1318,0 2078,1 0,5 1,2 2,0 4,7 1,0 1,5 57166,2 24489,7 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 818Д 582 819 600 600 84,4 1346,0 1342,2 0,4 0,4 4,7 4,4 1,4 1,3 17061,6 7311,9 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13 143 413/13-1 400 400 78,1 104,6 104,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 11719,6 5021,2 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/2 143 416/2-1 200 200 104,8 78,4 78,3 0,5 0,5 5,1 4,8 0,8 0,7 10783,5 4626,8 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/2 142 429/4 200 200 93,8 74,9 74,8 0,4 0,4 4,6 4,4 0,7 0,7 9657,8 4137,6 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725А 573 725/1А 400 400 76,6 103,3 103,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 11556,4 4945,6 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/4А 582 809/5 300 300 57,2 167,6 167,3 0,2 0,1 2,8 2,6 0,7 0,7 7448,0 3191,6 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-11 54Т 427/14-12 80 80 17,0 53,3 53,3 4,9 4,6 288,3 270,9 3,2 3,0 1116,6 478,5 148,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315КПАВ 143 401 400 400 31,8 21,2 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4783,0 2050,1 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-7Б 143 413/13-7А 300 300 76,0 93,4 93,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,4 0,4 9859,6 4224,3 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 453 114 120/11-6-2 200 200 81,8 69,1 69,4 0,3 0,3 4,0 3,7 0,7 0,6 8436,9 3621,0 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/23А 4О 143/22А 250 250 48,5 52,3 52,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 5633,3 2413,6 147,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/3 4О 133/4 600 600 29,8 251,2 250,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 6002,2 2572,2 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7А 143 413/6 350 350 103,0 129,4 129,2 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 14807,3 6342,2 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г 582 813/16 300 300 43,0 185,8 185,8 0,1 0,1 3,4 3,2 0,8 0,7 5569,3 2386,4 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/1 114 443/2 400 400 69,2 379,7 378,7 0,2 0,2 3,1 2,9 0,9 0,9 10411,8 4459,6 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 813/7-3 582 813/7-2 300 300 146,9 130,8 130,7 0,2 0,2 1,7 1,6 0,6 0,5 19064,4 8167,2 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 321(УС2) 530 322 1200 1200 156,0 6328,9 6305,3 0,4 0,6 2,7 4,0 1,7 1,9 54599,3 23399,2 149,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-3 512 122/2-3А 250 250 80,5 87,0 86,9 0,2 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 9442,0 4045,4 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 818в 583 818Г 600 600 26,3 1346,0 1342,2 0,1 0,1 4,7 4,4 1,4 1,3 5326,1 2282,2 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18 533 т.вр 200 200 42,9 22,7 22,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4412,5 1887,4 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 818Г 582 818Д 600 600 17,1 1346,0 1342,2 0,1 0,1 4,7 4,4 1,4 1,3 3448,4 1477,9 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Б 582 813/15В 300 300 44,7 216,0 216,0 0,2 0,2 4,6 4,3 0,9 0,9 5791,2 2481,8 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 333АК 133 334К 400 400 52,0 519,2 515,9 0,3 0,3 5,9 5,4 1,2 1,2 7810,0 3345,7 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/33 4О 143/32 400 400 22,5 115,7 115,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 3351,1 1436,1 148,3 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 628а 16 628/1 150 150 63,2 43,7 43,7 0,5 0,4 7,2 6,7 0,7 0,7 5319,3 2279,0 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/3К 133 335/3КПР13 200 200 34,3 31,6 31,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 3539,8 1516,6 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-1 комплекс  ТОВ "Сою 150 150 28,2 15,4 15,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,2 2368,2 1016,6 148,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-1а 533 512/181а1 100 100 33,1 22,6 22,6 0,5 0,5 16,1 15,1 0,9 0,8 2424,3 1040,3 148,4 69,1

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1847



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 НС4ВХ 582 800 700 700 36,4 2869,6 2861,3 0,3 0,3 9,5 8,8 2,3 2,1 8224,7 3524,9 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/1А 582 834/2А 150 150 63,7 59,4 59,4 0,8 0,8 13,2 12,4 1,0 1,0 5384,9 2297,5 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822/1Б 582 822/1В 400 400 82,6 128,0 127,7 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 12461,7 5339,3 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/117225 114 120/117226 250 250 82,9 89,9 89,8 0,2 0,2 2,1 1,9 0,6 0,5 9727,3 4167,6 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133А 4О 133/1 600 600 153,1 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25530,5 10127,8 144,7 50,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/1 573 730/4 100 100 95,8 14,1 113,4 0,6 36,3 6,3 379,1 0,5 4,1 7079,7 3034,1 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347АК 133 348К 400 400 32,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4209,7 1804,2 127,1 59,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-1 114 120/11-2 400 400 31,2 64,8 63,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 4617,2 1976,4 147,1 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/1 582 #2156617 200 200 12,7 74,1 74,0 0,1 0,1 4,5 4,3 0,7 0,7 1307,4 560,3 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) НС4 582 НС4ВХ 600 600 1,9 2869,6 2861,3 0,0 0,0 21,3 19,9 3,1 2,9 391,1 167,6 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/13А2 583 807/13А-1 250 250 88,4 183,9 183,5 0,8 0,7 8,7 8,1 1,1 1,1 10397,0 4455,2 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 НС4 НС4 вул.Курганівська, 4 600 600 4,9 2869,6 2861,3 0,1 0,1 21,3 19,9 3,1 2,9 998,3 428,2 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/5 16 613/5-1 150 150 93,0 15,0 15,0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,2 7833,5 3349,6 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/4 530 331/5 200 200 18,5 81,4 81,4 0,1 0,1 5,5 5,1 0,8 0,7 1910,7 818,8 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318Г9 133 318/1-1 150 150 26,7 41,8 41,8 0,2 0,2 6,6 6,2 0,7 0,7 2247,6 963,1 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-3а 16 613/14-5а 200 200 59,2 106,5 106,1 0,6 0,5 9,4 8,7 1,0 1,0 6080,5 2602,8 148,4 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 322 573 711А(А) 1200 1200 15,6 6328,5 6305,7 0,0 0,1 2,7 4,0 1,7 1,9 5469,3 2344,0 149,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/3 143 407/4 300 300 85,1 350,6 349,9 1,0 1,0 12,1 11,3 1,5 1,4 11060,5 4739,8 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 734 573 736 600 600 99,8 831,0 917,7 0,2 0,2 1,8 2,0 0,9 0,9 20160,1 8639,4 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13А 143 413/13 250 250 25,1 104,6 104,4 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,6 2944,7 1261,9 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/1ОРЛ10 582 832/2 200 200 16,3 53,8 53,8 0,0 0,0 2,4 2,3 0,5 0,5 1685,3 722,2 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622/1 16 622/1БН 200 200 20,2 85,6 85,6 0,1 0,1 6,1 5,7 0,8 0,8 2085,4 893,7 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/8К 133 315/7К 250 250 30,4 129,6 415,3 0,1 1,3 4,3 41,5 0,8 2,4 3580,7 1534,4 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15 582 813/15А 300 300 44,8 216,0 216,0 0,2 0,2 4,6 4,3 0,9 0,9 5802,1 2486,4 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 824 582 825 600 600 91,5 1217,7 1214,9 0,4 0,3 3,8 3,6 1,3 1,2 18487,2 7922,8 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-7В 143 413/13-7Б 300 300 17,2 93,4 93,3 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,4 2230,5 955,9 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/8 582 809/8а 200 200 11,9 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 676,4 287,7 107,3 16,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 721д 573 722(ВРЕЗ) 700 700 56,3 2051,4 1408,5 0,3 0,1 4,8 2,1 1,6 1,0 12732,0 5456,5 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 416 540 4П-2 1200 1200 300,1 6930,4 6867,3 1,0 0,9 3,3 3,0 1,9 1,7 104629,6 44839,5 149,8 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717/4 573 717/3 300 300 52,3 73,2 73,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 6835,6 2928,8 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713 573 713/1А 300 300 43,5 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5676,5 2427,4 149,7 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 407/2 143 407/3 300 300 50,0 350,6 349,9 0,6 0,6 12,1 11,3 1,5 1,4 6500,5 2785,2 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 403 143 404(Г) 400 400 10,5 221,2 917,7 0,0 0,2 1,1 17,2 0,5 2,1 1572,4 673,9 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 К43 143 403 400 400 22,3 221,2 917,7 0,0 0,4 1,1 17,2 0,5 2,1 3352,8 1436,9 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 734 573 К43 400 400 23,9 221,2 917,7 0,0 0,4 1,1 17,2 0,5 2,1 3601,4 1543,4 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 823 582 824 600 600 64,9 1217,7 1214,9 0,2 0,2 3,8 3,6 1,3 1,2 13128,4 5626,3 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 132 813/14-3 582 813/14-2 200 200 46,3 284,4 284,2 3,1 2,9 66,8 62,6 2,7 2,6 4769,3 2043,9 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 80713А2А 583 807/13А2 250 250 22,1 183,9 183,5 0,2 0,2 8,7 8,1 1,1 1,1 2598,3 1112,5 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828А 582 828Б 400 400 10,8 940,9 939,1 0,2 0,2 19,2 18,0 2,3 2,1 1621,3 694,8 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828 582 828А 600 600 34,2 941,0 939,0 0,1 0,1 2,3 2,1 1,0 0,9 6915,2 2963,9 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 335/2К 133 335/3К 200 200 14,3 53,7 53,7 0,0 0,0 2,4 2,2 0,5 0,5 1478,3 633,5 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/9-ГР34 582 828/9-ГР9 200 200 53,8 27,5 27,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 5487,4 2350,5 148,0 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 404(Г) 143 404 350 350 18,6 221,2 917,7 0,0 0,6 2,1 34,6 0,7 2,7 2681,0 1149,0 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1 582 803/1А 300 300 55,0 144,3 144,1 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,6 7178,0 3075,9 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4 572 703/4-1А 150 150 31,6 52,1 52,1 0,3 0,3 10,2 9,6 0,9 0,8 2674,2 1145,9 149,4 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719(ВРЕЗ) 573 719А(ВРЕЗ) 700 700 5,2 2143,7 1500,1 0,0 0,0 5,3 2,4 1,7 1,1 1178,4 505,0 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/25 4О 610/26 400 400 80,3 175,5 175,2 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 11963,3 5126,2 147,8 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-8 143 413/13-7В 300 300 24,7 93,4 93,3 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,4 3201,4 1371,9 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А 582 823 600 600 42,7 1217,7 1214,9 0,2 0,2 3,8 3,6 1,3 1,2 8624,4 3696,1 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 Гуц5 582 816/1 200 200 45,1 70,2 70,2 0,2 0,2 4,1 3,8 0,7 0,6 4671,6 2001,8 149,5 69,3

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1848



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-4 54Т 427/4-5 400 400 84,3 59,2 59,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12702,8 5436,0 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14Б 582 813/15 300 300 30,5 216,1 216,0 0,1 0,1 4,6 4,3 0,9 0,9 3952,1 1693,7 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В-1 114 1201110В-2 200 200 52,7 60,1 60,1 0,2 0,1 3,0 2,8 0,6 0,5 5438,5 2330,2 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/53 54Т 427/55 700 700 187,2 799,6 798,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,6 0,6 42114,5 18046,5 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 833 582 834 400 400 45,2 595,1 594,2 0,3 0,3 7,7 7,2 1,4 1,3 6798,7 2913,7 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 МЖ3/4 133 344/3МИ1/3 300 300 27,7 56,7 55,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3588,8 1537,2 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/149А 16П 613/14-9 250 250 21,0 29,6 29,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 2451,4 1052,8 148,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/2 582 810/3 200 200 36,7 88,7 88,6 0,2 0,2 6,5 6,1 0,9 0,8 3804,4 1630,3 149,5 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122121ЯВ40 582 813/7-4 300 300 125,9 154,2 154,0 0,3 0,3 2,3 2,2 0,7 0,6 16353,7 7006,7 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 КРСП6/2 143 КРАП4 150 150 69,9 47,6 47,6 0,6 0,6 8,5 8,0 0,8 0,8 5884,5 2521,0 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 415 540 416 1200 1200 168,9 6930,8 6866,8 0,6 0,5 3,3 3,0 1,9 1,7 58874,2 25231,2 149,8 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А/4 582 822А/3 200 200 83,8 36,1 36,1 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 8622,8 3693,1 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431/2 54Т 431/3 250 250 26,8 28,8 28,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3146,7 1348,2 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-5 512 122/2-6 400 400 152,7 87,0 86,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 22928,1 9819,4 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/3 16 620А/3А 200 200 54,9 97,0 96,8 0,4 0,4 7,8 7,3 0,9 0,9 5631,5 2413,1 148,4 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/12 114 120/11 500 500 88,0 84,2 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 15207,8 6514,5 147,6 67,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/5Б 573 725/6А 500 500 39,7 27,2 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6956,7 2979,4 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 112/4А 11 112/3А 250 250 84,8 4,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9571,1 4078,5 145,4 65,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3В 582 803/3Г 300 300 26,7 33,2 33,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3454,3 1480,0 148,8 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #2014 232 505/7 300 300 78,2 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10004,2 4271,5 147,4 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол 143 413/13-8 200 200 14,0 93,4 93,2 0,1 0,1 7,2 6,8 0,9 0,8 1447,8 620,4 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2 573 723/3 300 300 49,9 45,7 45,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6490,0 2779,7 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 803/12-2 583 803/12-1 200 200 120,9 81,4 81,4 0,7 0,6 5,5 5,1 0,8 0,7 12472,6 5343,2 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-5а 16 613/14-5а1 100 100 34,8 15,3 15,3 0,3 0,2 7,4 6,9 0,6 0,6 2550,2 1095,5 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822 583 822Б 600 600 63,5 1217,9 1214,7 0,2 0,2 3,8 3,6 1,3 1,2 12839,5 5501,3 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-3 16 116/6А-4 150 150 19,1 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 1601,4 686,1 148,0 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/12 512 122/12-1Б 300 300 101,6 154,2 154,0 0,2 0,2 2,3 2,2 0,7 0,6 13196,0 5657,9 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 822Б 582 822А 600 600 138,1 1217,8 1214,8 0,5 0,5 3,8 3,6 1,3 1,2 27920,9 11965,4 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-2 4О 133/6-3 200 200 115,2 138,9 138,8 1,8 1,7 15,9 15,0 1,3 1,3 11871,5 5086,6 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14А 582 813/14Б 300 300 36,0 216,1 216,0 0,2 0,2 4,6 4,3 0,9 0,9 4665,5 1999,4 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/4 142 429/5 200 200 102,5 74,9 74,8 0,5 0,4 4,6 4,4 0,7 0,7 10552,3 4520,7 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/27 114 133Б/28 150 150 50,5 41,5 41,4 0,3 0,3 6,4 6,0 0,7 0,7 4232,8 1818,0 147,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В-2 114 1201110В-3 200 200 33,3 60,1 60,1 0,1 0,1 3,0 2,8 0,6 0,5 3432,6 1470,9 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/12 143 413/13А 250 250 40,6 104,6 104,3 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,6 4759,2 2039,4 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/10 1М #439 400 400 68,9 170,3 169,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 10260,1 4396,2 147,9 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #2219 232 т.м 150 150 46,2 10,8 10,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3857,8 1651,7 147,4 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/55-9 Вузол103 300 300 277,6 255,1 255,0 1,8 1,7 6,4 6,0 1,1 1,0 35971,3 15403,7 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7А-1 143 413/7А 300 300 36,9 288,6 287,9 0,3 0,3 8,2 7,7 1,2 1,2 4792,8 2054,0 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 827 582 828 600 600 28,9 1133,2 1130,8 0,1 0,1 3,3 3,1 1,2 1,1 5830,1 2498,6 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1852 114 12018522 200 200 40,1 89,4 89,9 0,3 0,3 6,6 6,3 0,9 0,8 4137,3 1772,0 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832 582 833 400 400 104,5 595,2 594,2 0,8 0,8 7,7 7,2 1,4 1,3 15718,7 6736,4 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-3 16 #606 150 150 49,0 20,4 20,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,3 0,3 4120,3 1762,4 148,2 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 818 582 818/1 150 150 32,7 95,8 95,8 1,1 1,1 34,3 32,2 1,6 1,5 2768,8 1189,2 149,5 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 418 143 419 350 350 47,3 163,6 163,4 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,5 6799,0 2913,6 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г-2 582 813/15Г-1 200 200 64,7 70,7 70,7 0,3 0,3 4,1 3,9 0,7 0,6 6626,6 2839,3 147,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-4 512 122/2-5 400 400 7,8 87,0 86,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1169,4 501,2 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/3А 573 725/4А 400 400 64,2 73,9 73,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9661,3 4139,1 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 4П4А 54Т 427/51 700 700 215,1 800,3 797,6 0,2 0,1 0,7 0,7 0,6 0,6 48430,3 20752,5 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 339К 133 ПРОРІЗН 10 200 200 53,0 11,5 11,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5462,4 2337,2 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/1 582 813/2 400 400 59,7 50,5 50,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8976,3 3845,2 149,1 69,1

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1849



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #25728 582 827 600 600 49,4 1133,2 1130,8 0,2 0,2 3,3 3,1 1,2 1,1 9991,2 4281,8 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715А(ВРЕЗ) 573 716(ВРЕЗ) 700 700 117,1 2325,5 1681,0 0,7 0,4 6,2 3,1 1,8 1,2 26512,5 11356,7 149,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 347 133 347К 400 400 4,4 130,4 129,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 653,7 280,2 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 УЗЕЛ8 510 #2156869 400 400 29,9 640,1 641,3 0,3 0,3 8,9 8,4 1,5 1,4 4490,0 1924,3 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 12011710 114 120/1179 150 150 36,9 46,9 46,9 0,3 0,3 8,3 7,8 0,8 0,8 3117,4 1335,8 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622 16 622/1 200 200 66,9 85,6 85,6 0,4 0,4 6,1 5,7 0,8 0,8 6877,7 2956,2 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А1 114 120281А4А2 250 250 54,7 193,9 193,3 0,5 0,5 9,6 9,0 1,2 1,1 6430,1 2755,5 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330К(ВРЕЗ) 133 Пуш.21 150 150 22,1 56,9 56,8 0,3 0,3 12,1 11,4 1,0 0,9 1868,7 801,4 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/1 573 723/2 300 300 87,7 83,7 83,5 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,3 11412,4 4889,3 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14 582 813/14А 300 300 49,8 216,1 216,0 0,2 0,2 4,6 4,3 0,9 0,9 6454,5 2767,0 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 УЗЕЛ5 143 УЗЕЛ8 400 400 4,2 640,1 641,3 0,0 0,0 8,9 8,4 1,5 1,4 637,6 273,2 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2-2 533 512/18-2-3 200 200 34,1 50,5 50,5 0,1 0,1 2,1 2,0 0,5 0,5 3484,3 1493,0 147,9 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 БАС5А 143 БАС3 150 150 62,3 71,2 71,1 1,2 1,1 18,9 17,8 1,2 1,1 5258,2 2251,2 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834 582 834/1А 150 150 49,9 59,4 59,4 0,7 0,6 13,2 12,4 1,0 1,0 4216,7 1806,6 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/19 1М 620А/18 300 300 33,6 111,0 110,5 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 4333,4 1857,3 148,1 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/15Г-2 582 813/15Г-2 200 200 18,0 70,7 70,7 0,1 0,1 4,1 3,9 0,7 0,6 1844,4 790,4 147,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/12-2 512 122121ЯВ40 300 300 51,6 154,2 154,0 0,1 0,1 2,3 2,2 0,7 0,6 6695,2 2869,1 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5 572 703/4 150 150 35,8 52,1 52,1 0,4 0,3 10,2 9,5 0,9 0,8 3036,4 1301,1 149,4 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/7-4 510 813/7-3 300 300 101,0 130,8 130,7 0,2 0,2 1,7 1,6 0,6 0,5 13117,6 5618,6 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4 114 120/18-4-1 200 200 52,6 85,3 85,2 0,3 0,3 6,0 5,6 0,8 0,8 5408,1 2321,3 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/3-1А 143 КРСП6/2 150 150 45,3 71,2 71,1 0,9 0,8 18,9 17,8 1,2 1,1 3816,0 1635,2 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729Б 573 729(ВРЕЗ) 700 700 15,7 1303,7 663,1 0,0 0,0 2,0 0,5 1,0 0,5 3552,5 1521,8 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/7 114 443/8 400 400 249,3 140,9 140,6 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 37457,5 16032,8 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608Б/2 16 608Б/3 150 150 128,4 37,4 37,4 0,7 0,6 5,2 4,9 0,6 0,6 10806,5 4627,7 148,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/1 583 807/2 200 200 46,5 161,8 161,8 1,0 0,9 21,7 20,3 1,6 1,5 4830,2 2069,9 149,7 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч ТП 196 54Т 428/2 300 300 92,6 73,4 73,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 12079,7 5174,7 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-3А 512 122/2-4 250 250 29,4 87,0 86,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 3448,5 1477,8 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16Г-4 541 ТПГРИНЧЕН4 50 50 24,2 3,7 3,7 0,4 0,4 16,1 15,2 0,6 0,5 1257,5 538,4 145,4 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428/1 142 428/2 200 200 49,8 89,8 89,7 0,3 0,3 6,7 6,3 0,9 0,8 5145,2 2204,8 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 УП2ВЫХ 143 418 350 350 23,1 163,6 163,4 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,5 3314,7 1419,7 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/7А 572 703Б/8А 300 300 48,4 53,7 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6277,4 2689,5 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А4 4О 143/6А5 250 250 108,0 28,1 28,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12517,0 5357,9 148,0 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2-2 1М 116/2-3 80 80 46,7 6,6 6,6 0,2 0,2 4,4 4,2 0,4 0,4 3048,1 1296,3 147,8 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/5А 573 725/5Б 400 400 9,2 27,2 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1376,9 590,0 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/26 4О 610/27 400 400 47,1 175,5 175,2 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 7017,6 3007,2 147,7 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/1А 510 #2715 200 200 49,9 6,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5174,2 2208,6 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/6 143 413/5 400 400 97,2 129,4 129,2 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 14594,8 6253,0 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-4 16 61310А54БН 125 125 10,5 14,1 14,1 0,0 0,0 1,9 1,8 0,3 0,3 846,5 362,9 148,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431А/1А 54Т 431А/1 300 300 43,1 84,6 84,6 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 5623,3 2411,0 149,6 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 П-1 540 405 1200 1200 661,0 6936,3 6861,0 2,2 2,0 3,3 3,0 1,9 1,7 230520,0 98785,6 149,9 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/2-А 573 725/2-Б 400 400 22,5 74,0 73,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3382,2 1449,3 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11 143 413/12 250 250 15,1 104,6 104,3 0,0 0,0 2,8 2,6 0,6 0,6 1772,0 759,4 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/1 582 828/2 300 300 80,9 192,1 191,8 0,3 0,3 3,6 3,4 0,8 0,8 10511,5 4504,3 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 346К 510 347 400 400 10,1 130,4 129,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 1508,4 646,4 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7А-2 143 413/7А-1 300 300 26,0 288,6 287,9 0,2 0,2 8,2 7,7 1,2 1,2 3377,1 1447,3 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-5 582 813/14-4Г 250 250 76,8 314,2 314,0 1,9 1,8 25,3 23,7 1,9 1,8 9010,6 3861,4 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/17 1М #391 300 300 172,7 29,2 29,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 22203,6 9467,5 147,9 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О ЦТП-Гет40 4О 133/7-3А 100 100 24,2 112,1 112,1 9,6 9,0 394,6 370,7 4,3 4,0 1780,8 763,2 148,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б16Б 114 133Б17А 200 200 68,2 47,7 48,1 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 6970,2 2986,0 147,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 ОР1/15 582 834/1 200 200 9,9 74,1 74,0 0,0 0,0 4,5 4,3 0,7 0,7 1024,7 439,1 149,1 69,0

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1850



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 КОСТ17 123 242/7А 100 100 27,3 31,1 33,5 0,8 0,9 30,4 33,2 1,2 1,2 1987,5 851,6 147,5 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А6 4О 143/6А7 250 250 123,3 28,1 28,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 14259,6 6102,8 147,2 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 112/3А 11 112/2А 250 250 61,6 4,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6913,9 2950,7 143,4 66,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А-3 573 725/4А-4 200 200 45,4 46,7 46,7 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 4687,1 2008,2 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21-1 54Т 427/21-2 300 300 45,8 11,4 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5912,4 2530,3 149,2 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730/1А 573 730/1Б 150 150 33,8 37,2 37,2 0,2 0,2 5,2 4,9 0,6 0,6 2867,8 1228,8 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7 16 620А/7-1 200 200 131,4 27,8 27,7 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 13410,5 5732,5 147,8 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/2 583 807/3 200 200 45,1 161,8 161,8 1,0 0,9 21,7 20,3 1,6 1,5 4681,4 2006,1 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 4П4А 54Т 4П4А 800 800 0,9 800,3 797,6 0,0 0,0 0,4 0,3 0,5 0,5 232,5 99,7 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-7 16 613/10А-8 250 250 10,9 184,8 184,2 0,1 0,1 8,7 8,2 1,1 1,1 1274,2 546,1 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-4 16 #604 250 250 23,4 233,5 232,8 0,3 0,3 14,0 13,0 1,4 1,3 2730,0 1170,0 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/118А 114 130/18 200 200 52,0 48,6 48,3 0,1 0,1 2,0 1,8 0,5 0,4 5249,9 2246,8 145,8 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 633 16 634 400 400 11,0 411,1 409,6 0,0 0,0 3,7 3,4 1,0 0,9 1648,8 706,6 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/10 16 610/10-1 300 300 74,0 87,4 87,1 0,1 0,1 0,8 0,7 0,4 0,3 9569,6 4095,6 148,4 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 400Б 540 П-1 1000 1000 657,5 6937,5 6859,8 5,6 5,1 8,5 7,8 2,7 2,5 193468,1 82904,2 150,0 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/8а 582 #25487 150 150 43,3 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2003,9 839,6 105,8 18,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/6А 573 720/7А 200 200 60,2 13,8 13,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 6212,6 2642,5 148,9 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729Б/2Б 573 729Б/3Б 250 250 20,7 221,2 221,2 0,3 0,2 12,5 11,8 1,4 1,3 2446,4 1048,4 149,4 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #604 16 613/10А-5 250 250 17,7 233,5 232,8 0,2 0,2 14,0 13,0 1,4 1,3 2065,3 885,1 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/2 4О 133/3 600 600 40,7 251,2 250,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 8208,6 3517,7 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4681 54Т 427/4682 250 250 64,9 204,8 204,6 0,7 0,7 10,7 10,1 1,3 1,2 7607,1 3260,0 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 БПЛ2(УЗ10) 143 414("Б") 350 350 68,6 557,9 559,2 0,9 0,9 13,6 12,8 1,8 1,6 9858,5 4224,9 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-8 16 613/10А-9 250 250 59,5 184,8 184,2 0,5 0,5 8,7 8,2 1,1 1,1 6943,0 2975,3 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 835 142 424 500 500 97,1 56,1 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17052,2 7257,2 149,1 67,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/26 114 133Б/27 150 150 10,5 41,5 41,4 0,1 0,1 6,4 6,0 0,7 0,7 879,3 376,8 147,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-4-1 54Т БН23 200 200 39,5 54,6 54,6 0,1 0,1 2,5 2,3 0,5 0,5 4087,9 1751,9 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347К 133 347АК 400 400 12,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1842,6 789,7 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 208/1 520 208/1Н-П31 50 50 105,0 3,8 3,8 1,8 1,7 17,4 16,3 0,6 0,5 5535,9 2363,2 148,2 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/4А 16 620А/4Б 200 200 141,7 96,9 96,8 1,1 1,0 7,8 7,3 0,9 0,9 14530,9 6225,0 148,2 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46 54Т 4П4А 800 800 24,3 800,3 797,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,5 0,5 6061,5 2599,6 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/4А 123 МИХ22 150 150 47,2 11,8 14,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,2 0,2 3926,5 1691,4 146,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/8А 114 133Б/9А 400 400 71,0 185,0 184,8 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 10631,3 4550,6 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/22А 4О 143/21А 250 250 88,3 52,3 52,3 0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 0,3 10261,6 4395,5 147,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/145А 582 813/14-5 250 250 43,6 314,3 314,0 1,1 1,0 25,3 23,7 1,9 1,8 5110,1 2190,0 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/11 16 613/12 400 400 90,9 470,8 469,4 0,4 0,4 4,8 4,5 1,1 1,1 13605,3 5829,9 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-4-2 54Т 427/4-43 300 300 56,1 194,4 194,4 0,2 0,2 3,7 3,5 0,8 0,8 7312,2 3133,5 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #391 1М 620А/14 150 150 27,0 8,5 8,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 2247,0 962,8 147,2 67,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 слип.ВР 1М 116/6 400 400 109,3 379,0 377,6 0,3 0,3 3,1 2,9 0,9 0,9 16341,8 7002,5 148,4 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А 16 слип.ВР 400 400 42,1 411,0 409,6 0,2 0,1 3,7 3,4 1,0 0,9 6297,5 2698,8 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/5А 573 727/6А 200 200 26,2 112,5 112,4 0,3 0,3 10,5 9,8 1,1 1,0 2709,9 1161,3 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 634 16 116/6А 400 400 21,9 411,1 409,6 0,1 0,1 3,7 3,4 1,0 0,9 3276,6 1404,2 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/10-3 16 613/14 300 300 72,7 74,1 73,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 9376,5 4025,3 148,2 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21-4 54Т 427/21-5 300 300 28,7 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3685,2 1578,0 147,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/5А 582 834/4А 200 200 37,8 8,2 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3800,1 1626,5 144,6 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/5 123 МИХ20 150 150 41,8 26,5 24,0 0,1 0,1 2,6 2,0 0,5 0,4 3501,8 1500,3 148,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ВР"а" 16 #610 200 200 39,8 38,5 38,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,4 0,3 4069,4 1743,5 147,8 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/10А 582 828/11 150 150 51,4 27,4 27,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,5 0,4 4283,2 1834,9 147,2 67,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-4 132 813/14-3 300 300 81,3 284,4 284,2 0,6 0,6 8,0 7,5 1,2 1,1 10540,1 4516,7 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2-3 573 723/2-4 150 150 63,4 37,9 37,9 0,3 0,3 5,4 5,1 0,6 0,6 5361,4 2296,9 149,0 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-5а 54Т 427/46-5а- 300 300 56,1 9,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7266,7 2980,1 148,8 60,4
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #549 будинок житловий 80 80 65,5 6,6 6,6 0,3 0,3 4,4 4,2 0,4 0,4 4241,7 1814,7 146,7 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А 16 613/11 400 400 53,8 483,2 481,8 0,3 0,3 5,1 4,7 1,2 1,1 8048,0 3448,4 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/7-КП4 582 828/7-1 200 200 23,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1560,9 651,4 125,0 20,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7 16 620А/8 200 200 74,3 16,0 15,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 7589,3 3255,6 147,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622 16 623 500 500 121,5 760,9 758,5 0,5 0,4 3,9 3,6 1,2 1,1 21232,2 9093,9 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/12 16 613/13 400 400 107,9 464,4 463,1 0,5 0,5 4,7 4,4 1,1 1,0 16146,5 6919,4 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14 4О 613/15 400 400 92,7 390,5 389,6 0,3 0,3 3,3 3,1 0,9 0,9 13862,2 5939,6 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/12-1 16 613/12-2 150 150 19,2 6,4 6,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 1609,9 689,5 147,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/19А 114 133Б18А 200 200 26,1 15,8 15,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 2648,5 1141,8 145,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/7 16 613/8 500 500 92,0 770,1 767,7 0,4 0,3 4,0 3,7 1,2 1,1 16078,5 6887,3 148,8 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 325/2 573 325/3 300 300 74,9 218,0 218,0 0,4 0,3 4,7 4,4 0,9 0,9 9785,2 4193,1 149,7 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/9А 114 133Б/10А 400 400 59,7 184,9 184,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 8937,6 3829,9 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-3А 4О 133/6-4 250 250 31,2 50,2 50,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 3651,1 1564,5 148,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-2 4О 610/27-3 250 250 75,2 86,9 86,8 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 8746,1 3746,2 147,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201117Б 114 120/1118 200 200 32,7 15,8 15,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 3327,4 1425,2 147,3 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730 573 731а 700 700 216,0 1280,5 512,7 0,4 0,1 1,9 0,3 1,0 0,4 48810,9 20920,9 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24 4О 143/23 150 150 67,1 17,6 17,6 0,1 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 5603,8 2403,8 147,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/32А-1 4О ЦТП-Янгел4 100 100 124,5 16,9 16,9 1,1 1,1 9,0 8,5 0,7 0,6 9107,8 3893,1 147,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/9 16 613/10 500 500 148,7 770,0 767,7 0,6 0,6 4,0 3,7 1,2 1,1 25983,1 11134,6 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 330 573 717/4 300 300 27,7 73,2 73,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 3608,2 1549,9 149,7 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/10 114 133/Б11 200 200 28,4 8,7 8,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2887,4 1236,3 147,1 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/9 572 701/10 250 250 46,7 120,3 120,3 0,2 0,2 3,7 3,5 0,7 0,7 5495,1 2354,7 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б7-1 114 Чокол. 25 100 100 180,2 20,6 20,6 2,4 2,3 13,4 12,6 0,8 0,7 13182,9 5640,1 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/13 16 #552 500 500 44,1 464,3 463,1 0,1 0,1 1,5 1,4 0,7 0,7 7707,4 3303,0 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-7 582 813/14-6 250 250 2,5 314,3 314,0 0,1 0,1 25,3 23,7 1,9 1,8 289,7 124,2 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/4Б 16 620А/5 200 200 77,2 43,7 43,7 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 7910,8 3378,2 148,1 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 623 16 623А 500 500 59,1 760,9 758,6 0,2 0,2 3,9 3,6 1,2 1,1 10325,7 4425,1 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/8 16 613/9 500 500 36,4 770,0 767,7 0,1 0,1 4,0 3,7 1,2 1,1 6363,1 2727,0 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16г 541 418А/16Г-1 150 150 17,2 3,7 3,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 1448,4 612,6 149,6 65,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-4н 582 813/14-4 250 250 24,9 284,4 284,2 0,5 0,5 20,7 19,4 1,8 1,6 2919,0 1251,0 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А531 16 #596 100 100 12,9 15,0 15,0 0,1 0,1 7,1 6,7 0,6 0,5 942,3 403,8 147,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/6 1М 116/5 400 400 131,3 377,9 376,7 0,4 0,4 3,1 2,9 0,9 0,8 19616,4 8406,5 148,4 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-4 16 #99 150 150 16,8 15,8 15,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1402,6 601,0 147,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/4А 143 416/4АКОЛЕ 300 300 19,3 71,6 73,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 2487,7 1066,1 148,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #25487 582 #25486 150 150 270,7 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12241,0 4422,6 101,0 29,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/13А 16 613/14 400 400 60,4 464,3 463,1 0,3 0,3 4,7 4,4 1,1 1,0 9037,0 3871,5 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 т.вр 533 #1195 200 200 4,3 22,6 22,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 436,0 186,8 148,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 623А 16 624 400 400 24,8 760,9 758,6 0,3 0,3 12,6 11,7 1,8 1,7 3717,6 1593,2 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 624 16 625 400 400 30,8 760,8 758,6 0,4 0,4 12,6 11,7 1,8 1,7 4602,1 1972,3 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #552 16 613/13А 400 400 28,2 464,3 463,1 0,1 0,1 4,7 4,4 1,1 1,0 4217,2 1807,3 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/11 582 828/12 150 150 103,5 27,4 27,4 0,3 0,3 2,8 2,7 0,5 0,4 8615,1 3689,0 147,1 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/15 4О 613/16 400 400 42,7 390,5 389,6 0,1 0,1 3,3 3,1 0,9 0,9 6377,8 2733,2 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 625 16 626 400 400 36,0 760,8 758,6 0,5 0,4 12,6 11,7 1,8 1,7 5387,7 2309,0 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220/2А 520 220/2А-ВБ 150 150 52,4 49,4 49,4 0,5 0,5 9,1 8,6 0,8 0,8 4441,5 1903,0 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10 16 613/10А 400 400 27,4 770,0 767,8 0,4 0,3 12,9 12,0 1,9 1,7 4098,1 1756,3 148,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 СТ-129 Вузол159 1000 1000 339,1 3030,1 3014,3 0,6 0,5 1,6 1,5 1,2 1,1 157696,0 99411,5 149,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/16 4О 613/16А 400 400 153,3 390,5 389,6 0,5 0,5 3,3 3,1 0,9 0,9 22910,4 9817,2 148,4 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/6А 582 834/5АБОГ2 200 200 78,7 8,2 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7938,2 3393,1 146,0 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А1А51 54Т 431А1А52 150 150 98,8 81,3 81,3 2,4 2,3 24,8 23,2 1,4 1,3 8372,4 3587,2 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822/1А 582 822/1Б 400 400 69,7 128,0 127,7 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 10523,6 4509,1 149,4 69,6

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1852



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-6-3 114 120/11-6-4 200 200 51,8 6,8 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5352,4 2251,8 149,0 66,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А7 114 133Б20А8 400 400 66,2 24,8 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9856,6 4219,7 147,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/13 582 813/12А 300 300 55,2 32,2 32,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7131,8 3054,7 148,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/10А 114 133Б/10Б 400 400 125,3 184,9 184,8 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 18751,1 8034,0 148,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7-2 16 620А/7-2БН 100 100 24,8 7,9 7,9 0,0 0,0 2,0 1,9 0,3 0,3 1803,4 771,6 147,0 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 710(УС1) 573 710/1А 200 200 78,7 46,4 46,4 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 8154,8 3501,0 149,7 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/10-1 16 610/10-2 300 300 59,5 87,4 87,1 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 0,3 7686,6 3293,5 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/5 232 512/21 150 150 122,7 10,8 10,8 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 10322,1 4396,3 148,6 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30 4О 143/29 400 400 57,5 54,2 54,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8563,9 3663,0 148,0 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/4АКОЛЕ 143 416/4Б 300 300 39,1 71,6 73,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 5051,1 2164,4 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2(1) будинок житловий 80 80 12,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 825,6 355,4 147,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/114А 114 #2368 175 175 44,9 42,7 42,7 0,1 0,1 3,0 2,9 0,5 0,5 3724,0 1597,0 146,3 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/5 1М 116/4 400 400 115,4 377,9 376,7 0,4 0,3 3,1 2,9 0,9 0,9 17245,1 7389,8 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #277 1М #270 400 400 180,8 9,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26928,2 11307,5 147,9 67,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 724/1 573 #2635 100 100 52,2 61,8 61,8 6,3 5,9 120,0 112,6 2,4 2,2 3856,4 1652,5 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/10 16 620А/9 250 250 65,3 15,3 15,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7594,3 3252,5 147,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16Г-1 541 418А/16Г-2 150 150 77,7 3,7 3,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 6464,9 2757,4 149,2 66,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422КУ11/19 142 422/1А 250 250 54,6 37,4 37,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 6352,3 2716,4 148,0 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1195 533 #1191 200 200 47,4 22,6 22,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4859,2 2081,3 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #610 16 ВР "б" 200 200 28,7 38,5 38,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,4 0,3 2930,7 1255,8 147,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/14 1М 620А/14-1 100 100 74,0 8,5 8,5 0,2 0,2 2,3 2,1 0,3 0,3 5362,7 2294,3 146,9 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/4 582 803/5 300 300 29,7 33,2 33,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3842,1 1646,1 148,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20 4О 613/21 400 400 89,8 287,3 286,8 0,2 0,2 1,8 1,7 0,7 0,6 13410,1 5744,3 148,2 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/12А 114 120/12 400 400 17,0 84,2 82,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 2522,1 1080,8 147,6 67,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/14А 114 133Б/14Б 400 400 66,6 74,8 75,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9945,6 4259,8 148,2 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #66 16 #68 250 250 97,7 102,3 101,9 0,3 0,2 2,7 2,5 0,6 0,6 11429,5 4891,7 148,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-3 4О 610/27-4 250 250 46,5 86,9 86,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 5411,1 2318,7 147,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 424 142 423 300 300 88,9 56,0 55,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 11477,0 4916,0 148,8 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #99 16 610/9 500 500 31,0 15,8 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5368,1 2318,6 147,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4621 54Т 427/4622 200 200 112,8 37,7 37,7 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,3 11547,4 4945,9 147,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2368 114 #2372 175 175 132,8 42,7 42,7 0,4 0,4 3,0 2,9 0,5 0,5 11009,5 4715,0 146,2 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б/1 4О 139Б/2 400 400 98,2 128,9 128,7 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 14739,2 6313,7 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27 4О тв610/27-1 250 250 13,4 106,7 106,6 0,0 0,0 2,9 2,7 0,7 0,6 1558,2 668,2 147,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б17А 114 133Б18А 200 200 35,8 47,7 48,1 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 3662,1 1565,9 147,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832/1 582 832/1ОРЛ10 200 200 22,9 53,8 53,8 0,1 0,1 2,4 2,3 0,5 0,5 2364,6 1013,3 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/18 1М 620А/17 300 300 66,7 48,1 48,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8594,1 3673,6 148,1 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/13Б 114 133Б/14А 400 400 71,0 87,7 87,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10618,2 4546,6 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-5а- 54Т /46-5а-2 300 300 24,5 8,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3034,3 1299,2 148,0 60,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713а 573 713А/1А 150 150 31,7 8,2 8,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 2690,3 1144,2 149,7 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #2904 582 810/2 200 200 91,5 88,7 88,6 0,6 0,6 6,5 6,1 0,9 0,8 9490,0 4066,0 149,6 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А7 4О 143/6А8 200 200 70,3 28,1 28,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 7132,5 3054,7 146,7 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 13-7-1Б 143 413/13-7-1 200 200 57,4 21,2 21,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 5884,0 2519,8 148,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/2 143 416/2ПЕР 200 200 25,3 125,3 127,4 0,3 0,3 13,0 12,6 1,2 1,1 2608,1 1116,7 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 601ШО1 15 ШП2 800 800 63,4 3009,9 2995,8 0,3 0,3 5,2 4,8 1,8 1,7 15835,8 6786,5 149,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/1А 142 429/2 200 200 32,1 74,9 74,8 0,1 0,1 4,6 4,4 0,7 0,7 3301,7 1414,9 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717(ВРЕЗ) 573 717 300 300 19,7 81,8 81,8 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,3 2568,0 1102,5 149,7 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 602а 11 602 800 800 136,0 3009,8 2996,0 0,7 0,7 5,2 4,8 1,8 1,7 33944,1 14547,0 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 МИХ20 123 242/4 150 150 16,4 26,5 24,0 0,0 0,0 2,6 2,0 0,5 0,4 1375,3 589,3 147,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ОТМ.СЪЕМА 16 601ШО1 800 800 154,0 3029,5 3015,0 0,8 0,8 5,2 4,9 1,8 1,7 38451,1 16478,5 149,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А 4О тв-143/6А1 250 250 65,0 90,1 89,9 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 7603,0 3255,6 148,6 68,6
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/21 4О 613/22 400 400 100,1 287,3 286,9 0,2 0,2 1,8 1,7 0,7 0,6 14949,1 6405,9 148,2 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/2ПЕР 143 416/3ПЕР 400 400 163,6 125,3 127,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 24497,5 10493,3 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 628 16 #599 65 65 82,6 2,1 2,1 0,1 0,1 1,3 1,2 0,2 0,2 5028,5 2115,0 148,6 67,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/5 16 620А/6 200 200 14,4 43,7 43,7 0,0 0,0 1,6 1,5 0,4 0,4 1466,6 628,5 147,9 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв610/27-1 4О 610/27-2 250 250 35,2 106,7 106,6 0,1 0,1 2,9 2,7 0,7 0,6 4097,8 1756,0 147,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол159 НС СТ-1 1000 1000 7,0 3029,5 3014,9 0,0 0,0 1,6 1,5 1,2 1,1 3254,5 2052,3 149,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) НС СТ-1 НС СТ-1 1000 1000 1,0 3029,5 3015,0 0,0 0,0 1,6 1,5 1,2 1,1 464,9 293,2 149,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 15 602 16 602а 800 800 14,6 3009,8 2996,0 0,1 0,1 5,2 4,8 1,8 1,7 3652,3 1565,3 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/16А 4О 613/17 400 400 119,5 390,5 389,7 0,4 0,4 3,3 3,1 0,9 0,9 17862,0 7654,2 148,4 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-9Б 54Т 427/11А-10 150 150 59,1 120,2 120,2 3,2 3,0 54,1 50,8 2,1 1,9 5007,1 2145,7 149,1 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) НС СТ-1 16 ОТМ.СЪЕМА 1000 1000 16,9 3029,5 3015,0 0,0 0,0 1,6 1,5 1,2 1,1 7857,2 4954,9 149,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 15 ШП2 15 602 800 800 38,2 3009,9 2995,9 0,2 0,2 5,2 4,8 1,8 1,7 9536,5 4087,0 149,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729Б/1Б 573 729Б/2Б 300 300 48,7 221,3 221,2 0,2 0,2 4,8 4,5 0,9 0,9 6361,9 2726,3 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428/2А 142 428/3 300 300 39,2 89,8 89,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 0,4 5097,9 2184,5 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А5 54Т 431А1А51 150 150 29,1 81,3 81,3 0,7 0,7 24,8 23,2 1,4 1,3 2468,4 1058,3 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-5 16 613/10А5-1 200 200 24,3 48,7 48,7 0,0 0,0 2,0 1,8 0,5 0,4 2493,6 1068,9 148,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 803/12 583 803/11 200 200 133,1 46,9 46,9 0,2 0,2 1,8 1,7 0,5 0,4 13717,9 5869,7 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1118 114 133Б/21А 150 150 66,8 15,8 15,4 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,2 5562,1 2381,5 147,1 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/17 4О 133/16 700 700 27,9 148,6 147,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6263,8 2680,6 148,4 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 4П-1 143 БПЛ2(УЗ10) 350 350 74,3 557,9 559,2 1,0 1,0 13,6 12,8 1,8 1,6 10686,0 4579,5 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7-1 16 620А/7-2 200 200 91,1 27,8 27,7 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 9275,3 3971,5 147,3 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 т.А Вузол152 500 500 19,1 1013,6 1010,6 0,1 0,1 6,9 6,5 1,6 1,5 3345,7 1433,9 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол152 16П 619А 500 500 32,2 1013,6 1010,6 0,2 0,2 6,9 6,5 1,6 1,5 5635,5 2415,2 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 602 11 112/5А 300 300 72,2 4,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9355,8 3883,5 149,0 63,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/115А 114 120/11-5 400 400 87,4 51,6 52,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 13119,8 5604,7 148,9 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/29 4О 143/28 400 400 16,7 54,2 54,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2477,2 1061,5 147,9 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ВР "б" 16 610/4-3а 200 200 84,6 38,5 38,5 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,3 8651,3 3705,5 147,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/6 16 620А/7 200 200 48,0 43,7 43,7 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 4897,7 2098,4 147,9 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/4Б 133 347/5К 300 300 109,7 71,6 73,8 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,3 14156,7 6063,8 148,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-6 582 813/145А 250 250 44,4 314,3 314,0 1,1 1,1 25,3 23,7 1,9 1,8 5206,5 2231,3 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т #174 будинок житловий 100 100 21,4 12,0 12,0 0,1 0,1 4,5 4,3 0,5 0,4 1548,0 663,2 146,0 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #439 1М 620А/11 150 150 23,1 9,8 9,8 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 1932,7 828,5 147,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 619 16 т.А 600 600 10,4 1013,6 1010,6 0,0 0,0 2,7 2,5 1,1 1,0 2099,6 899,6 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/20А 114 133Б20А1 400 400 83,3 67,5 67,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 12509,2 5353,3 149,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/21А 4О 143/20А 250 250 13,4 52,3 52,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 1561,1 669,0 147,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21-2 54Т 427/21-3 300 300 23,1 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2979,8 1276,1 148,7 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/6АК 133 315/6К 150 150 19,2 129,6 415,3 1,2 11,6 62,9 605,4 2,2 6,7 1623,6 695,8 149,2 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/5 530 339В/6 350 350 54,6 490,9 490,3 0,6 0,5 10,6 9,9 1,5 1,4 7880,6 3377,3 149,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-6-4 Вузол156 200 200 96,4 6,8 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9773,5 4171,6 148,3 66,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822/1 582 822/1А 400 400 15,5 128,0 127,7 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 2345,4 1005,1 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-7 114 120/18-4 250 250 184,3 154,7 154,1 1,1 1,1 6,1 5,7 1,0 0,9 21599,6 9242,5 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 619Б 16 620А(н) 500 500 38,8 996,6 993,7 0,3 0,2 6,7 6,2 1,5 1,4 6785,5 2907,9 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 706/1 572 706/2 250 250 40,1 114,8 114,8 0,1 0,1 3,4 3,2 0,7 0,7 4729,9 2026,9 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/19 поліклініка КНП "ЦПМСД №2" 1000 1000 21,9 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6393,4 2687,5 148,1 67,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П 619А 16 619Б 500 500 25,0 1013,5 1010,7 0,2 0,2 6,9 6,5 1,6 1,5 4373,4 1874,3 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/8 572 701/9 250 250 66,4 120,4 120,3 0,2 0,2 3,7 3,5 0,7 0,7 7823,5 3352,4 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/1А 142 422/2 200 200 6,3 37,4 37,3 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 639,2 273,9 147,8 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7-2БН будинок житловий 100 100 51,9 7,9 7,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,3 0,3 3760,4 1609,5 146,7 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/3А 582 834/2А 200 200 99,2 8,2 8,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 9912,3 4368,2 142,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 К90 573 729Б/1Б 300 300 25,9 221,3 221,2 0,1 0,1 4,8 4,5 0,9 0,9 3380,8 1448,8 149,5 69,7
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол 582 813/1 400 400 53,4 50,5 50,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8034,2 3441,7 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол 54Т 427/23-3БН 150 150 45,1 47,5 47,5 0,4 0,4 8,4 7,9 0,8 0,8 3817,7 1635,8 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/10Б 114 133Б/11А 400 400 83,0 184,9 184,9 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 12419,0 5321,5 148,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/7А 573 720/7А 200 200 106,6 13,8 13,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 10915,3 4667,9 148,5 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 602 16 603(ШО) 800 800 247,5 3004,9 2991,5 1,3 1,2 5,2 4,8 1,8 1,7 61792,5 26482,1 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613 16 613/1 500 500 103,2 658,3 656,0 0,3 0,3 2,9 2,7 1,0 0,9 18055,1 7734,4 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/17 4О 613/18 400 400 22,5 390,4 389,7 0,1 0,1 3,3 3,1 0,9 0,9 3368,7 1443,7 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-4 4О 610/27-5 250 250 92,4 86,9 86,9 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,5 10736,7 4599,9 147,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/18 4О 613/19 400 400 146,0 390,4 389,7 0,5 0,5 3,3 3,1 0,9 0,9 21824,4 9351,9 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/28 4О 143/27 400 400 8,5 54,2 54,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1262,3 540,9 147,8 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/22 4О 143/39А 300 300 87,7 287,2 286,9 0,7 0,7 8,1 7,6 1,2 1,2 11319,7 4850,8 148,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/4 123 МИХ22 150 150 15,2 26,5 24,0 0,0 0,0 2,6 2,0 0,5 0,4 1274,6 544,7 147,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/2 142 422/3 150 150 59,5 37,4 37,3 0,3 0,3 5,2 4,9 0,6 0,6 4974,6 2131,2 147,8 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #68 16 #69 250 250 76,6 102,2 101,9 0,2 0,2 2,7 2,5 0,6 0,6 8949,8 3834,7 148,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/4А 573 727/5А 200 200 63,4 112,5 112,4 0,7 0,6 10,5 9,8 1,1 1,0 6567,1 2814,0 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 415 143 416 400 400 185,3 516,8 518,3 1,1 1,0 5,8 5,5 1,2 1,2 27833,6 11926,9 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/27 4О 143/26 400 400 44,0 54,2 54,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6541,3 2802,5 147,8 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-3БН 16 116/6А-5 100 100 64,8 16,7 16,7 0,6 0,5 8,7 8,2 0,6 0,6 4728,0 2024,7 147,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 428 54Ч 428/1 300 300 69,5 73,4 73,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 9042,6 3888,8 149,6 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/1 16 613/3 500 500 66,4 658,3 656,1 0,2 0,2 2,9 2,7 1,0 0,9 11611,6 4976,2 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4А 582 БОГ5 200 200 26,8 8,2 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2688,7 1151,3 144,1 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/20А 4О 143/19А 250 250 38,0 52,3 52,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 4409,9 1889,5 147,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133/Б11 114 133Б/12 200 200 121,3 8,7 8,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12325,5 5261,8 146,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А/3 114 441А/4 200 200 58,7 105,2 105,2 0,5 0,5 9,2 8,6 1,0 1,0 6075,4 2603,3 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/20 143 413/11-3А 400 400 32,6 235,4 235,3 0,0 0,0 1,2 1,1 0,6 0,5 4915,7 2105,3 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/12 582 828/13 150 150 40,1 27,4 27,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,5 0,4 3334,7 1428,7 146,8 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 423 142 422 300 300 175,3 56,0 55,9 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 22613,7 9681,0 148,6 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/3 143 419/4 300 300 19,2 56,7 56,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 2485,3 1062,9 148,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 #2156869 143 4П-1 400 400 117,4 557,9 559,1 0,8 0,7 6,8 6,4 1,3 1,3 17656,1 7563,3 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/3 16 613/5 400 400 100,0 249,3 248,7 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 14981,0 6418,1 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А7А 114 120281А6А 400 400 67,0 666,4 663,6 0,6 0,6 9,6 9,0 1,6 1,5 10067,8 4314,6 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 604 11 605 800 800 102,1 2997,3 2984,6 0,5 0,5 5,1 4,8 1,8 1,7 25487,7 10923,1 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-4-1 54Т 427/4-4-2 300 300 138,0 194,5 194,4 0,5 0,5 3,7 3,5 0,8 0,8 17985,5 7705,8 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24 4О 143/24-1 200 200 43,4 11,7 11,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4425,9 1877,1 147,5 66,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/5 582 803/6 200 200 44,7 33,2 33,2 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4583,5 1963,6 148,4 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/5 16 613/6 500 500 71,3 862,3 859,7 0,4 0,3 5,0 4,7 1,3 1,2 12464,5 5341,1 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 603(ШО) 11 603а 800 800 34,9 2997,3 2984,6 0,2 0,2 5,1 4,8 1,8 1,7 8702,2 3729,6 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #421 1М 620А/13 400 400 85,5 81,0 80,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 12735,7 5437,5 147,7 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-10 143 413/11-11 200 200 29,1 101,6 101,5 0,2 0,2 8,5 8,0 1,0 0,9 3005,2 1287,8 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-2 54Т /46-5а-3 300 300 104,7 8,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12967,9 5535,3 147,6 61,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 ШР23 143 407/1Б 300 300 69,2 66,3 66,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 8996,0 3860,8 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/6БК 133 315/6АК 300 300 14,4 129,6 415,3 0,0 0,2 1,7 15,9 0,6 1,7 1873,1 802,7 149,2 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/6А1 4О тв-143/6А2 250 250 48,5 90,1 89,9 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 5661,3 2425,9 148,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 603а 16 604 800 800 22,0 2997,3 2984,6 0,1 0,1 5,1 4,8 1,8 1,7 5489,5 2352,6 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/6 114 133Б7А 300 300 23,8 29,4 29,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3081,6 1315,3 148,5 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 706/2 572 706/3 250 250 22,4 112,8 112,8 0,1 0,1 3,3 3,1 0,7 0,7 2637,5 1131,0 149,4 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2(1) будинок житловий 80 80 92,3 2,0 2,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 5990,6 2532,1 147,8 67,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/7К 133 315/6БК 300 300 40,4 129,6 415,3 0,1 0,6 1,7 15,9 0,6 1,7 5254,4 2251,5 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-1 16 613/10А5-2 200 200 42,3 48,7 48,7 0,1 0,1 2,0 1,8 0,5 0,4 4348,4 1863,2 148,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-4Б 582 813/14-4н 300 300 30,3 284,4 284,2 0,2 0,2 8,0 7,5 1,2 1,1 3926,5 1682,7 148,9 69,0
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13 1М 620А/13-1Б 300 300 39,8 85,7 85,4 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 5105,3 2187,1 147,3 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 729Б 573 К90 300 300 42,6 221,3 221,2 0,2 0,2 4,8 4,5 0,9 0,9 5558,7 2385,4 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/6 16 613/7 500 500 108,1 862,3 859,8 0,5 0,5 5,0 4,7 1,3 1,2 18900,9 8099,9 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725(ВРЕЗ) 573 725А 700 700 5,4 1747,5 1105,8 0,0 0,0 3,5 1,3 1,4 0,8 1209,9 518,5 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 326К 133 326/1АК 100 100 34,0 48,8 48,8 2,5 2,4 75,0 70,4 1,9 1,8 2506,3 1075,8 149,1 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/1Г 582 #2904 200 200 42,9 88,7 88,6 0,3 0,3 6,5 6,1 0,9 0,8 4448,9 1907,4 149,6 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/16 О10 1П1 700 700 114,3 148,6 147,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 25599,0 10965,9 148,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/29А 4О 143/28А 300 300 19,4 199,1 198,9 0,1 0,1 3,9 3,7 0,9 0,8 2505,6 1073,4 147,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/39А 4О 143/38А 300 300 5,6 287,2 286,9 0,0 0,0 8,1 7,6 1,2 1,2 720,0 308,6 148,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-9А 54Т 427/11А-9Б 150 150 59,0 120,2 120,2 3,2 3,0 54,1 50,8 2,1 1,9 4994,1 2140,1 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 605 11 605а 800 800 151,3 2997,2 2984,7 0,8 0,7 5,1 4,8 1,8 1,7 37773,9 16188,3 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/3 16 613/4 500 500 56,6 658,3 656,1 0,2 0,2 2,9 2,7 1,0 0,9 9893,9 4240,1 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/28А 4О 143/27А 300 300 39,4 199,1 198,9 0,2 0,1 3,9 3,7 0,9 0,8 5082,4 2178,0 147,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822 582 822/1 400 400 34,4 128,0 127,7 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 5180,3 2224,4 149,5 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 605а 16 606 800 800 34,2 2993,1 2981,0 0,2 0,2 5,1 4,8 1,8 1,7 8539,5 3659,8 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/38А 4О 143/37А 300 300 28,1 287,2 286,9 0,2 0,2 8,1 7,6 1,2 1,2 3620,5 1551,6 148,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/26 4О 143/25 400 400 17,4 54,2 54,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2588,9 1109,4 147,7 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 614 16 615 600 600 58,8 1115,9 1112,4 0,2 0,2 3,2 3,0 1,2 1,1 11829,4 5068,6 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/4 16 613/5 500 500 99,5 658,2 656,1 0,3 0,3 2,9 2,7 1,0 0,9 17398,4 7455,8 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/1 143 419/2 350 350 89,9 125,3 125,1 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 12904,2 5528,8 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А/2 114 441А/3 200 200 37,0 105,2 105,2 0,3 0,3 9,2 8,6 1,0 1,0 3827,7 1640,3 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 618 16 619 600 600 129,4 1081,4 1078,3 0,4 0,4 3,0 2,8 1,2 1,1 26023,9 11151,1 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/3А 573 727/4А 200 200 46,6 112,5 112,4 0,5 0,5 10,5 9,8 1,1 1,0 4825,7 2067,9 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А 16П 613/10А-1 250 250 64,8 286,8 286,0 1,4 1,3 21,1 19,7 1,8 1,7 7579,7 3249,2 148,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 6П-1 11 6П-2 500 500 89,2 1017,0 1013,3 0,6 0,6 7,0 6,5 1,6 1,5 15610,7 6689,4 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-3 114 120/11-2 400 400 157,4 7,4 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23523,0 9963,8 148,2 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-9 54Т 427/11А-9А 150 150 7,2 120,2 120,2 0,4 0,4 54,1 50,8 2,1 1,9 606,6 260,0 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 321К 133 322К 400 400 73,5 39,3 52,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 10967,8 4700,5 147,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А8 4О 143/6А9 200 200 67,0 28,1 28,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 6794,7 2910,1 146,4 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-8 582 813/14-7 250 250 45,8 314,3 314,0 1,2 1,1 25,3 23,7 1,9 1,8 5371,0 2301,7 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/20 533 516А/20-1 150 150 35,8 10,8 10,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3006,9 1286,4 148,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 325 530 ИК17 200 200 24,9 178,4 178,3 0,7 0,6 26,3 24,7 1,7 1,6 2583,3 1109,3 149,7 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/11А 114 133Б/12А 400 400 68,4 184,9 184,9 0,1 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 10228,9 4383,2 148,4 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620а/10-1 16 620А/10 300 300 86,4 185,6 184,9 0,3 0,3 3,4 3,2 0,8 0,7 11122,2 4765,9 148,0 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4617 ДЗ № 667 Упрня освіти Гол 65 65 75,8 7,1 7,1 1,1 1,1 15,1 14,2 0,6 0,6 4611,2 1971,0 148,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 #2630 573 724/1 100 100 68,2 61,8 61,8 8,2 7,7 120,0 112,6 2,4 2,2 5044,4 2161,4 149,5 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/3 142 422/3ЛЮТ30 200 200 41,3 37,4 37,3 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 4217,1 1806,8 147,7 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/4 143 419/5 300 300 8,9 56,7 56,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1151,4 493,4 148,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А 16 621 500 500 80,2 899,6 897,0 0,4 0,4 5,4 5,1 1,4 1,3 14021,5 6009,0 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 606 16 607(ШО) 800 800 176,6 2993,0 2981,1 0,9 0,8 5,1 4,8 1,8 1,7 44090,6 18895,2 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 УТ-7 16 608 800 800 137,6 2992,8 2981,4 0,7 0,7 5,1 4,8 1,8 1,7 34341,1 14717,2 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 6П-2 16 610/1 500 500 24,1 1016,9 1013,3 0,2 0,2 7,0 6,5 1,6 1,5 4219,7 1808,4 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/36А 4О 143/35А 300 300 66,4 287,2 286,9 0,5 0,5 8,1 7,6 1,2 1,2 8560,5 3668,5 148,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 УТ-6 11 УТ-7 800 800 22,2 2992,8 2981,3 0,1 0,1 5,1 4,8 1,8 1,7 5528,9 2369,5 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/27А 4О 143/26А 300 300 70,0 199,1 198,9 0,3 0,3 3,9 3,7 0,8 0,8 9023,5 3866,7 147,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П 613/10А-1 16 613/10А-2 250 250 75,4 286,8 286,0 1,6 1,5 21,1 19,7 1,8 1,7 8814,9 3777,5 148,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1116 114 120/1117 200 200 41,3 15,8 15,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 4261,3 1808,0 148,8 67,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 607(ШО) 11 УТ-6 800 800 31,6 2992,8 2981,3 0,2 0,2 5,1 4,8 1,8 1,7 7895,2 3383,6 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/7 54Т 432/8 300 300 34,1 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3396,6 1447,0 116,6 52,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 МИХ22 123 242/3 150 150 24,0 38,2 38,2 0,1 0,1 5,5 5,1 0,7 0,6 2007,1 860,1 147,2 68,6
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 слип.ВР 16 116/6А-1 150 150 31,3 32,1 32,0 0,1 0,1 3,9 3,6 0,5 0,5 2627,0 1126,2 148,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713А/1А 573 713А/2А 150 150 36,4 8,2 8,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 3067,4 1313,3 149,4 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431/3 54Т 431/4 250 250 71,6 28,8 28,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8420,2 3605,8 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 КРП 16 Пес,4 80 80 134,5 3,9 3,9 0,2 0,2 1,5 1,5 0,2 0,2 8749,9 3727,0 148,4 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/19 4О 613/20 400 400 84,2 390,4 389,8 0,3 0,3 3,3 3,1 0,9 0,9 12580,4 5391,1 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 322К 133 323К 400 400 48,9 17,6 73,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 7279,0 3119,6 147,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/37А 4О 143/36А 300 300 23,6 287,2 286,9 0,2 0,2 8,1 7,6 1,2 1,2 3047,6 1306,1 148,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-4 54Т 427/4-4-1 300 300 89,6 249,1 249,0 0,5 0,5 6,1 5,7 1,1 1,0 11674,8 5003,9 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А(н) 16 620А 500 500 27,8 899,6 896,9 0,2 0,1 5,4 5,1 1,4 1,3 4862,5 2084,2 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 615 16П т."А" 400 400 88,9 1115,9 1112,4 2,4 2,2 27,0 25,2 2,7 2,5 13316,6 5706,9 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/15 4О 143/15-А 400 400 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332,3 142,4 31,6 19,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/6В 572 701/7 300 300 79,3 225,7 225,6 0,4 0,4 5,0 4,7 1,0 0,9 10337,7 4429,9 149,4 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/1 16 610/2 500 500 151,1 1016,9 1013,3 1,1 1,0 7,0 6,5 1,6 1,5 26428,5 11325,7 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/25 4О 143/24 400 400 47,7 54,2 54,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7091,1 3038,0 147,6 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-1 4О 143/24-2 200 200 82,9 11,7 11,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8363,2 3577,2 147,1 66,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П т."А" 16 617А 600 600 144,1 1115,8 1112,4 0,5 0,4 3,2 3,0 1,2 1,1 28979,4 12418,9 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 608а 11 УТ-9 800 800 43,6 2992,5 2981,7 0,2 0,2 5,1 4,8 1,8 1,7 10879,8 4662,7 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 400 540 400А 1200 1200 165,2 6988,7 6907,9 0,5 0,5 3,3 3,0 1,9 1,7 57636,6 24700,9 150,0 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/20 533 512/20-1 150 150 94,6 14,3 14,3 0,1 0,1 0,8 0,7 0,2 0,2 7959,8 3404,9 148,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #69 16 т."А" 250 250 77,4 102,2 101,9 0,2 0,2 2,7 2,5 0,6 0,6 9035,3 3871,3 148,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/2 573 725/2Е 250 250 54,9 91,2 91,1 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 6477,6 2775,6 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815/1б 582 815/2 200 200 60,4 118,2 118,2 0,7 0,7 11,6 10,8 1,1 1,1 6261,4 2683,1 149,4 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б 572 703Б/1А 300 300 63,3 53,8 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8250,0 3525,8 149,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 621 16 622 500 500 99,9 899,5 897,0 0,5 0,5 5,4 5,1 1,4 1,3 17464,5 7484,4 148,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/12-2 16 613/12-2ТП 80 80 22,7 6,4 6,4 0,1 0,1 4,2 3,9 0,4 0,4 1482,6 635,0 147,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608Б 16 609 800 800 58,8 2940,5 2929,9 0,3 0,3 4,9 4,6 1,8 1,7 14680,9 6291,6 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/2-ЛИП3 582 834/3 150 150 27,6 35,1 35,1 0,1 0,1 4,6 4,3 0,6 0,6 2333,3 997,7 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 609 16 6П-1 800 800 29,1 2940,4 2930,0 0,1 0,1 4,9 4,6 1,8 1,7 7265,3 3113,7 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/12А 582 813/12А-1А 200 200 33,3 32,2 32,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 3421,5 1465,9 148,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608 11 608а 800 800 108,1 2992,6 2981,5 0,6 0,5 5,1 4,8 1,8 1,7 26981,8 11563,4 149,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 ИК17 573 ИК13/2 200 200 179,4 178,4 178,3 4,7 4,4 26,3 24,7 1,7 1,6 18626,2 7980,4 149,7 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-3 143 413/13-4 300 300 22,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2957,5 1267,5 148,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 438Б 54Ч 438Б/1 500 500 68,3 749,7 746,2 0,3 0,2 3,8 3,5 1,2 1,1 11980,9 5138,5 149,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-2 114 120/28-3 200 200 67,8 48,5 48,5 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 6982,1 2991,2 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723(ВРЕЗ) 573 724(ВРЕЗ) 700 700 130,2 1900,7 1258,5 0,5 0,2 4,2 1,7 1,5 0,9 29447,2 12621,1 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 724(ВРЕЗ) 573 725(ВРЕЗ) 700 700 112,0 1838,8 1196,8 0,4 0,2 3,9 1,6 1,4 0,9 25324,0 10852,5 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/2 16 610/2А 500 500 74,1 1016,9 1013,4 0,5 0,5 7,0 6,5 1,6 1,5 12965,8 5556,6 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-8 54Т /46-5а-9 300 300 185,7 8,9 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22689,2 9653,3 142,9 63,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/13 582 828/14-ГР7 150 150 79,5 27,4 27,4 0,2 0,2 2,8 2,7 0,5 0,4 6612,2 2832,0 146,6 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б7А 114 133Б/7 300 300 18,9 29,4 29,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2431,0 1041,6 148,4 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 617А 16 618 600 600 49,2 1115,8 1112,5 0,2 0,1 3,2 3,0 1,2 1,1 9904,5 4244,7 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-4 114 120/11-3 400 400 55,5 51,5 52,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8295,9 3553,8 148,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-2 16 613/10А-3 250 250 55,8 286,8 286,1 1,2 1,1 21,0 19,7 1,8 1,7 6519,2 2793,8 148,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/5 143 419/6 200 200 78,5 56,7 56,6 0,2 0,2 2,7 2,5 0,5 0,5 8072,9 3458,5 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14 16 613/14-1а 200 200 43,7 147,9 147,4 0,8 0,7 18,1 16,9 1,4 1,3 4489,3 1924,5 148,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/19А 4О 143/18А 250 250 10,8 52,3 52,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 1251,7 536,4 147,2 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 УТ-9 16 608Б 800 800 28,6 2992,4 2981,7 0,1 0,1 5,1 4,8 1,8 1,7 7130,9 3056,1 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б 4О 139Б/1 400 400 109,8 141,1 140,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 16479,7 7065,6 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/14 4О 143/15 400 400 28,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4309,8 1847,0 147,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/28 4О 610/29 400 400 96,1 68,8 68,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 14283,3 6118,0 147,3 68,5
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/35А 4О 143/34А 300 300 45,3 287,2 286,9 0,4 0,3 8,1 7,6 1,2 1,2 5840,3 2502,8 148,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-7 54Т 427/11А-8 150 150 8,8 120,3 120,2 0,5 0,4 54,1 50,8 2,1 1,9 744,8 319,2 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13-1Б 1М 620А/13-1А 300 300 116,4 85,7 85,4 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 14919,0 6390,8 147,2 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220 520 220/1А 200 200 80,9 49,4 49,4 0,2 0,2 2,0 1,9 0,5 0,4 8386,3 3595,7 149,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/12А 114 133Б/13А 400 400 26,9 184,8 184,9 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 4022,2 1723,7 148,4 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 М12/1 143 13-7-1А 200 200 44,2 21,2 21,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4537,5 1943,5 148,5 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/8А 114 133Б/28 250 250 75,7 50,0 50,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 8859,1 3791,3 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 730 573 730/1А 200 200 62,4 37,2 37,2 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 6457,8 2768,8 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/6 530 339В/7 350 350 80,9 490,9 490,3 0,9 0,8 10,6 9,9 1,5 1,4 11671,8 5001,9 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/2А 16 610/2Б 500 500 135,9 1016,8 1013,4 0,9 0,9 7,0 6,5 1,6 1,5 23770,4 10186,7 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 706 572 706/1 200 200 55,6 114,9 114,8 0,6 0,6 10,9 10,2 1,1 1,0 5760,4 2467,5 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/34А 4О 143/33А 300 300 23,5 287,2 286,9 0,2 0,2 8,1 7,6 1,2 1,2 3027,7 1297,6 148,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/19 1М #540 80 80 41,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 2702,9 1153,6 148,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610А 16 610Б 700 700 24,0 936,9 933,6 0,0 0,0 1,0 0,9 0,7 0,7 5382,4 2306,7 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610А 16 610В 400 400 39,8 986,5 983,1 0,8 0,8 21,1 19,7 2,4 2,2 5965,2 2556,5 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1191 533 #ВР87 200 200 30,2 22,6 22,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3095,1 1326,0 148,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-1а 16 613/14-2а 200 200 55,6 147,9 147,4 1,0 0,9 18,1 16,9 1,4 1,3 5709,8 2446,8 148,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/2А 573 727/3А 200 200 25,7 112,5 112,4 0,3 0,3 10,5 9,8 1,1 1,0 2662,1 1140,8 149,4 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/20 533 516А/19 200 200 38,7 21,4 21,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3965,9 1697,4 148,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/26А 4О 143/25А 300 300 78,9 199,0 198,9 0,3 0,3 3,9 3,7 0,8 0,8 10166,8 4356,6 147,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2 533 512/18-2а 200 200 33,1 59,8 59,7 0,1 0,1 3,0 2,8 0,6 0,5 3397,8 1455,3 148,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-5 4О 610/27-6-1 250 250 39,2 86,9 86,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 4555,4 1952,0 147,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-8 54Т 427/4681 250 250 79,9 212,8 212,6 0,9 0,9 11,6 10,9 1,3 1,2 9355,6 4010,7 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21-3 54Т 427/21-4 300 300 81,0 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10443,7 4464,7 148,4 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-2 16 #607 200 200 27,8 48,7 48,7 0,1 0,1 2,0 1,8 0,5 0,4 2850,0 1221,2 148,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/12 114 УШИН.13А 200 200 30,7 8,7 8,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3106,3 1330,0 145,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 6П-1 16 610А 700 700 18,9 1923,4 1916,7 0,1 0,1 4,3 4,0 1,5 1,4 4240,5 1817,5 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 1П3 4О 133/2 600 600 70,6 251,2 250,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 14237,7 6100,9 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 438 54Т #173 100 100 342,2 12,0 12,0 1,5 1,5 4,5 4,2 0,5 0,4 25225,2 10635,1 149,5 67,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/3ЛЮТ30 142 422/4 200 200 33,0 37,4 37,4 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 3362,8 1440,9 147,6 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 325/1 573 325/2 300 300 45,9 218,1 218,0 0,2 0,2 4,7 4,4 0,9 0,9 6002,8 2572,4 149,7 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/6Б 572 701/6В 300 300 28,7 225,7 225,6 0,1 0,1 5,0 4,7 1,0 0,9 3736,0 1601,1 149,4 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610Б 16 610Г 400 400 39,6 936,9 933,6 0,8 0,7 19,0 17,8 2,3 2,1 5936,6 2544,2 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А/1 114 441А/2 250 250 45,8 105,2 105,2 0,1 0,1 2,8 2,7 0,6 0,6 5386,9 2308,4 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610Г 16 610E 400 400 59,4 936,9 933,7 1,1 1,1 19,0 17,8 2,3 2,1 8907,7 3817,5 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-8 54Т 427/11А-9 150 150 50,6 120,3 120,2 2,7 2,6 54,1 50,8 2,1 1,9 4287,2 1837,2 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/2В 16 610/3 500 500 35,4 1007,1 1003,8 0,2 0,2 6,8 6,4 1,5 1,4 6198,7 2656,6 148,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/2Б 16 610/2В 500 500 42,3 1007,1 1003,8 0,3 0,3 6,8 6,4 1,5 1,4 7390,1 3167,1 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610В 16 610Д 400 400 48,8 986,5 983,1 1,0 1,0 21,1 19,7 2,4 2,2 7309,8 3132,7 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610Д 16 610E 700 700 35,9 986,5 983,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,8 0,7 8065,4 3456,5 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/7-2 572 703/4-7-3 200 200 30,7 45,2 45,2 0,1 0,0 1,7 1,6 0,4 0,4 3179,4 1362,3 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613 16 613А 600 600 14,7 1173,5 1169,9 0,1 0,0 3,6 3,3 1,3 1,2 2952,2 1265,1 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613А 16 613Б 600 600 44,8 1173,5 1169,9 0,2 0,1 3,6 3,3 1,3 1,2 9014,7 3863,4 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 200 500 400 1400 1400 91,0 6989,1 6907,6 0,1 0,1 1,5 1,4 1,4 1,3 33444,5 14301,7 150,0 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429/1 142 429/1А 200 200 39,8 74,9 74,8 0,2 0,2 4,6 4,4 0,7 0,7 4100,7 1757,2 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610E 16 611 700 700 92,6 1923,3 1916,9 0,4 0,4 4,3 4,0 1,5 1,4 20804,6 8916,0 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613Б 16 614 600 600 37,6 1173,5 1169,9 0,1 0,1 3,6 3,3 1,3 1,2 7567,8 3243,3 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/2 582 803/2А 200 200 10,8 33,2 33,1 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1119,5 476,9 149,5 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/7 572 701/8 250 250 79,7 120,4 120,3 0,3 0,3 3,7 3,5 0,7 0,7 9394,6 4024,8 149,4 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1В 582 803/1Г 300 300 36,5 144,3 144,2 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,6 4760,8 2040,2 149,5 69,4
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20 4О 613/20-1 250 250 111,7 31,6 31,5 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 13037,4 5568,0 148,2 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 400А 540 400Б 1200 1200 414,9 6988,3 6908,4 1,4 1,3 3,3 3,0 1,9 1,7 144721,6 62020,1 150,0 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/33А 4О 143/32А 300 300 61,7 287,2 286,9 0,5 0,5 8,1 7,6 1,2 1,2 7952,8 3408,1 148,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/32А 4О 143/31А 300 300 24,5 253,1 252,8 0,2 0,1 6,3 5,9 1,1 1,0 3155,1 1352,1 148,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4 16 610/4А 500 500 201,3 593,6 591,5 0,5 0,4 2,4 2,2 0,9 0,9 35209,0 15084,8 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/13А 114 133Б/13Б 400 400 77,4 184,8 184,9 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 11575,4 4960,0 148,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/2А 582 803/2Б 200 200 61,7 33,2 33,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 6348,7 2719,5 149,4 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/21А 114 133Б20А 200 200 79,8 15,8 15,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 8114,4 3472,8 146,7 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/6 582 803/7 200 200 45,4 33,2 33,2 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4657,7 1995,4 148,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 П-3 541 418А/1 1000 1000 84,2 3093,2 3059,2 0,1 0,1 1,7 1,6 1,2 1,1 24773,2 10601,3 149,8 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/18 582 122/19 700 700 26,8 280,8 279,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6026,6 2580,2 149,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/6А 572 701/6Б 300 300 36,6 225,7 225,6 0,2 0,2 5,0 4,7 1,0 0,9 4771,6 2044,9 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/1 541 418А/2 1000 1000 300,0 3093,0 3059,3 0,5 0,5 1,7 1,6 1,2 1,1 88111,4 37759,2 149,8 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-11 583 809/14 200 200 35,6 101,6 101,5 0,3 0,3 8,5 8,0 1,0 0,9 3669,5 1572,5 148,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/25А 4О 143/24А 300 300 59,0 199,0 198,9 0,2 0,2 3,9 3,7 0,8 0,8 7602,4 3257,9 147,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А-4 114 133Б15А-4a 200 200 43,2 97,1 97,1 0,3 0,3 7,8 7,3 0,9 0,9 4431,9 1899,2 147,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/12Б 114 120/12А 400 400 44,1 84,2 82,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 6528,6 2797,4 147,7 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/3 582 834/4 150 150 87,0 35,1 35,1 0,4 0,4 4,6 4,3 0,6 0,6 7328,3 3138,9 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-1А 572 703/4-2 150 150 32,2 52,1 52,1 0,3 0,3 10,2 9,6 0,9 0,8 2724,7 1167,6 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-2а 16 613/14-3а 200 200 41,0 147,8 147,4 0,7 0,7 18,1 16,9 1,4 1,3 4206,7 1802,7 148,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/3 533 626/4 300 300 52,6 272,7 272,3 0,4 0,4 7,3 6,9 1,2 1,1 6807,8 2917,4 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-6 582 813/15Г-2А 200 200 91,4 70,7 70,6 0,4 0,4 4,1 3,9 0,7 0,6 9360,7 4010,3 147,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-9 582 813/14-8 250 250 55,9 314,3 314,0 1,4 1,3 25,3 23,7 1,9 1,8 6554,9 2809,1 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/31А 4О 143/30А 300 300 54,7 253,1 252,8 0,3 0,3 6,3 5,9 1,1 1,0 7052,6 3022,3 148,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/5-1 16 ТПШол 4 150 150 21,2 15,0 15,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,2 1777,5 761,6 148,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/11 1М 620А/11-1А 150 150 27,8 9,8 9,8 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 2326,7 996,5 147,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/1А 572 701/2 300 300 123,3 304,7 304,4 1,1 1,1 9,1 8,6 1,3 1,2 16098,6 6898,4 149,7 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/23 114 120/22 300 300 123,8 248,9 247,4 0,8 0,7 6,1 5,7 1,1 1,0 16043,3 6869,2 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5А 572 703/5Б 150 150 121,3 74,4 74,4 2,5 2,4 20,7 19,4 1,3 1,2 10298,5 4416,0 149,6 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/2 54Т 432/3 300 300 13,6 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1434,3 613,3 132,8 45,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А1 114 133Б20А2 400 400 31,3 67,5 67,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4693,4 2011,1 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720(ВРЕЗ) 573 720/1А 250 250 37,3 25,7 25,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 4394,6 1882,8 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/2А 573 715/3А 200 200 19,0 17,7 17,7 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 1960,2 837,3 149,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/3 143 416/4 300 300 100,6 125,3 127,4 0,2 0,2 1,5 1,5 0,5 0,5 13009,7 5574,0 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/18 4О 610/19 400 400 123,3 175,7 175,0 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 18450,2 7880,4 148,3 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/2 533 626/3 300 300 23,9 272,7 272,3 0,2 0,2 7,3 6,9 1,2 1,1 3092,7 1325,2 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 345К 133 345/1 200 200 86,9 119,9 119,8 1,0 1,0 11,9 11,2 1,2 1,1 8964,2 3844,7 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/20 1М #277 400 400 156,3 71,7 71,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 23340,5 9977,7 148,2 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-4Г 582 813/14-4Б 300 300 81,5 284,4 284,2 0,6 0,6 8,0 7,5 1,2 1,1 10574,1 4530,3 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/32 4О 143/31 400 400 68,1 87,4 87,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10169,0 4351,6 148,2 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/7-1 582 828/7-2 200 200 84,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5428,6 2061,2 118,0 30,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 611 16 612 700 700 67,3 1923,2 1916,9 0,3 0,3 4,3 4,0 1,5 1,4 15132,2 6485,1 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 612 16 613 700 700 81,0 1923,2 1917,0 0,3 0,3 4,3 4,0 1,5 1,4 18208,1 7803,3 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/3ПЕР 143 416/3 300 300 5,7 125,3 127,4 0,0 0,0 1,5 1,5 0,5 0,5 741,1 317,6 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 НС4 ТК 128 800 800 63,9 945,9 938,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 16038,8 6858,7 149,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б 114 133Б/1А 400 400 23,7 312,3 311,8 0,1 0,0 2,1 2,0 0,8 0,7 3557,8 1524,2 149,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-1 4О 133/6-2 200 200 106,8 138,9 138,8 1,7 1,6 15,9 15,0 1,3 1,3 11001,3 4713,8 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #607 16 613/10А5-3 200 200 61,4 48,7 48,7 0,1 0,1 2,0 1,8 0,5 0,4 6304,9 2701,1 148,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/1А 114 133Б/2А 400 400 26,1 312,3 311,8 0,1 0,1 2,1 2,0 0,8 0,7 3908,9 1675,2 149,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30А 4О 143/29А 300 300 95,8 253,0 252,8 0,6 0,6 6,3 5,9 1,1 1,0 12359,2 5296,1 147,9 68,7
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/4 533 626/5 300 300 42,7 272,6 272,3 0,3 0,3 7,3 6,9 1,2 1,1 5520,1 2365,6 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А 114 441А/1 250 250 45,2 105,2 105,2 0,1 0,1 2,8 2,7 0,6 0,6 5309,9 2282,4 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-перемич 4О 1П3 600 600 12,5 251,2 250,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 2515,1 1078,6 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 122/19 512 122/20 700 700 113,0 280,7 279,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 25421,9 10892,5 149,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16П 610/3а 16 610/4 400 400 83,2 757,7 755,2 1,0 1,0 12,5 11,6 1,8 1,7 12468,7 5343,5 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/12 16 613/12-1 150 150 63,5 6,4 6,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 5343,1 2281,0 148,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/5-4 582 810/5-3А 150 150 38,9 70,2 70,2 0,7 0,7 18,4 17,3 1,2 1,1 3292,4 1410,8 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/2 Вузол129 1000 1000 322,2 3092,5 3059,9 0,5 0,5 1,7 1,6 1,2 1,1 94600,3 40539,7 149,8 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4А 573 725/5А 400 400 36,1 27,2 27,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5428,8 2323,8 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4Б 16 610/5 500 500 73,3 593,5 591,6 0,2 0,2 2,4 2,2 0,9 0,9 12811,2 5490,2 148,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27-6-1 4О 610/27-6 250 250 35,3 86,9 86,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 4095,8 1755,1 147,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) О10 1П1 4О 133/15 600 600 150,6 148,5 147,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 30202,9 12937,0 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) ТК 128 512 125 800 800 226,3 945,8 938,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 0,5 56692,6 24293,0 149,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/4 142 422/5 200 200 23,9 37,4 37,4 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 2437,9 1044,6 147,5 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2а 533 512/18-3 200 200 23,9 59,8 59,7 0,1 0,1 3,0 2,8 0,6 0,5 2452,3 1050,9 148,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/3 16П 610/3а 500 500 32,1 757,8 755,2 0,1 0,1 3,9 3,6 1,2 1,1 5605,7 2402,6 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4А 16 610/4Б 500 500 22,5 593,5 591,6 0,1 0,1 2,4 2,2 0,9 0,9 3928,9 1683,8 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 724(ВРЕЗ) 573 #2630 100 100 76,4 61,8 61,8 9,2 8,6 120,0 112,6 2,4 2,2 5648,6 2421,8 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/2 573 719/3 300 300 82,4 36,3 36,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 10728,3 4594,2 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 344/3МИ1/3 133 347/1А2К 200 200 72,9 18,9 17,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 7507,8 3212,1 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/12А-1А 582 813/12А-1 200 200 35,0 32,2 32,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 3589,8 1538,0 148,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3Б 582 803/3В 300 300 38,8 33,2 33,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5017,3 2149,4 148,9 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/6 572 701/6А 300 300 50,8 225,7 225,6 0,3 0,2 5,0 4,7 1,0 0,9 6618,7 2836,4 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/5 16 610/6 500 500 244,6 593,5 591,7 0,6 0,5 2,4 2,2 0,9 0,9 42769,2 18326,1 148,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/1 572 701/1А 300 300 14,7 304,7 304,4 0,1 0,1 9,1 8,6 1,3 1,2 1924,7 824,9 149,7 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/4А 114 133Б/5А 400 400 94,3 296,6 296,3 0,2 0,2 1,9 1,8 0,7 0,7 14138,7 6057,5 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46 54Т 427/46-2 500 500 133,0 783,6 781,4 0,5 0,5 4,1 3,9 1,2 1,1 23291,4 9973,8 149,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-7-1 143 413/13-7-2 200 200 61,5 21,2 21,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 6298,4 2697,2 147,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713А/4А ОСББ "Весна 136" 100 100 46,7 8,2 8,2 0,1 0,1 2,1 2,0 0,3 0,3 3415,9 1462,3 148,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4618 54Т 427/4619 200 200 76,2 92,3 92,2 0,5 0,5 7,0 6,6 0,9 0,8 7824,0 3350,0 148,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-3а 16 ВР "в" 200 200 15,8 38,5 38,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,4 0,3 1613,9 691,6 147,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 1201110В-3 114 1201110В-4 150 150 14,0 60,1 60,1 0,2 0,2 13,5 12,7 1,0 1,0 1179,5 505,5 148,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 626 533 626/1 300 300 42,4 287,4 287,1 0,3 0,3 8,1 7,6 1,2 1,2 5483,7 2351,5 148,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/2А 114 133Б/3А 400 400 141,0 312,3 311,8 0,3 0,3 2,1 2,0 0,8 0,7 21150,0 9062,6 149,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-3 54Т 427/4-31 200 200 126,7 65,0 64,9 0,4 0,4 3,5 3,3 0,6 0,6 13127,3 5621,8 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4685 54Т 427/4686 150 150 176,0 52,0 51,9 1,8 1,7 10,1 9,5 0,9 0,8 14807,1 6338,5 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/9 16 610/9А 500 500 187,9 549,1 547,6 0,4 0,4 2,0 1,9 0,8 0,8 32829,0 14065,8 148,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443 114 120/1810А 500 500 97,7 248,1 247,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 17131,0 7336,0 149,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-3 54Т /46-5а-4 300 300 112,1 8,9 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13829,7 5901,4 146,2 61,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-6 54Т 427/11А-7 150 150 60,2 120,3 120,2 3,3 3,1 54,1 50,8 2,1 1,9 5097,0 2184,2 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 345К 133 346К 400 400 183,5 130,4 128,9 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 27559,5 11794,0 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/22 114 120/21 300 300 111,0 248,9 247,5 0,7 0,6 6,1 5,7 1,1 1,0 14376,1 6160,2 148,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/5А 4О 143/5Б 500 500 58,6 345,1 344,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,5 10238,2 4385,8 148,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 419 541 421 1200 1200 202,4 3781,0 3755,6 0,2 0,2 1,0 0,9 1,0 0,9 70632,9 30269,8 149,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-2 54Т 427/46-3 500 500 139,6 783,6 781,5 0,6 0,5 4,1 3,9 1,2 1,1 24437,9 10472,5 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/5 573 725/4 150 150 35,2 26,1 26,1 0,1 0,1 2,6 2,4 0,4 0,4 2980,9 1277,2 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/1 533 626/2 300 300 31,0 287,4 287,1 0,3 0,2 8,1 7,6 1,2 1,2 4011,6 1719,2 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 П-3 541 419 1200 1200 165,9 3781,5 3755,1 0,2 0,1 1,0 0,9 1,0 0,9 57850,9 24819,5 149,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А2 114 133Б20А3 400 400 38,0 67,4 67,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 5701,1 2442,8 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701 572 701/1 300 300 25,1 304,7 304,4 0,2 0,2 9,1 8,6 1,3 1,2 3274,8 1405,8 149,8 69,5
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А8А 114 120281А7А 400 400 88,1 666,4 663,6 0,9 0,8 9,6 9,0 1,6 1,5 13245,5 5676,3 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-3 533 #1580 200 200 29,8 59,8 59,7 0,1 0,1 3,0 2,8 0,6 0,5 3059,7 1311,1 148,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/8 143 413/10А 400 400 119,6 104,6 104,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 17960,0 7693,6 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/1823б 533 512/18-2-4 200 200 27,7 29,1 29,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 2831,4 1211,3 147,7 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/6 143 419/7 200 200 73,5 56,7 56,6 0,2 0,2 2,7 2,5 0,5 0,5 7556,1 3237,2 148,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4686 СШ №220 Упр освіти Голо 80 80 55,3 7,7 7,7 0,3 0,3 6,1 5,7 0,5 0,4 3623,1 1550,0 148,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/1 143 416/2 300 300 223,2 203,8 205,7 0,9 0,9 4,1 3,9 0,9 0,8 28949,6 12389,8 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/1А 572 703Б/2А 300 300 70,3 53,7 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9133,0 3912,4 149,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 320К 133 321К 400 400 56,6 39,3 52,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 8453,2 3622,8 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол129 541 418А/7А 1000 1000 427,4 3091,9 3060,5 0,7 0,7 1,7 1,6 1,2 1,1 125505,8 53782,4 149,7 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-5 54Т 427/11А-6 150 150 13,7 120,3 120,2 0,7 0,7 54,1 50,8 2,1 1,9 1160,9 497,5 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4 16 610/4-1 250 250 51,5 142,0 141,6 0,3 0,2 5,2 4,8 0,9 0,8 6027,7 2583,2 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419 143 419/1 350 350 31,8 125,3 125,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 4563,8 1954,6 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/14-1 582 813/14 200 200 70,4 248,3 248,1 3,6 3,4 50,9 47,7 2,4 2,2 7256,1 3108,7 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/5А 114 133Б/6А 400 400 81,2 296,6 296,4 0,2 0,1 1,9 1,8 0,7 0,7 12178,0 5218,6 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 421 541 422 1200 1200 189,4 3780,5 3756,1 0,2 0,2 1,0 0,9 1,0 0,9 66110,2 28331,6 149,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ВР "в" 16П #593 200 200 15,2 38,5 38,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,4 0,3 1555,5 666,6 147,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/23 Вузол 150 150 83,0 47,5 47,5 0,7 0,7 8,4 7,9 0,8 0,8 7013,8 3014,2 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143 4О 143/1 400 400 53,3 99,5 99,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7995,9 3425,2 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/20А 114 133Б/21 150 150 24,3 72,3 72,0 0,5 0,4 19,6 18,2 1,2 1,2 2050,2 878,3 149,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 125 582 125 800 800 102,6 945,5 938,6 0,1 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 25708,8 11017,3 149,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-6 54Т 427/11-6-1 150 150 90,3 50,4 50,4 0,9 0,8 9,5 9,0 0,9 0,8 7644,8 3275,8 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/5Б 4О 143/6А 500 500 37,7 345,1 344,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,5 6596,2 2826,8 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #ВР87 533 512/17 200 200 77,7 22,6 22,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 7957,8 3407,2 147,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 419/9-2 143 419/9-2а 200 200 6,7 56,7 56,7 0,0 0,0 2,7 2,5 0,5 0,5 683,1 292,8 147,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А-1 54Т 427/27А-2 300 300 53,7 67,8 67,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 6987,8 2993,9 149,2 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-1а 533 #1593 200 200 131,0 179,1 178,9 3,5 3,3 26,5 24,8 1,7 1,6 13462,1 5767,1 148,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/1 573 725/2 250 250 30,3 91,2 91,1 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 3577,2 1532,9 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 БОГ5 582 834/3А 200 200 79,9 8,2 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8009,6 3423,4 143,8 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815/1с 582 815/1б 150 150 23,8 118,2 118,2 1,2 1,2 52,3 49,1 2,0 1,9 2016,0 863,9 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/3А 114 133Б/4А 400 400 66,2 312,2 311,9 0,1 0,1 2,1 2,0 0,8 0,7 9930,5 4255,6 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1580 533 #1573 200 200 67,7 59,8 59,7 0,2 0,2 3,0 2,8 0,6 0,5 6943,7 2974,9 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 448 114 449 800 800 21,4 2283,7 2273,4 0,1 0,1 3,0 2,8 1,4 1,3 5351,0 2293,3 149,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/9А 16 610/10 400 400 79,8 549,0 547,7 0,5 0,5 6,5 6,1 1,3 1,2 11946,3 5119,6 148,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/21 114 133Б/22 150 150 55,2 72,3 72,0 1,1 1,0 19,6 18,2 1,2 1,2 4652,7 1993,7 149,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13-1А 1М 620А/13-1 300 300 24,7 85,7 85,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 3169,2 1358,1 147,0 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/20 582 122/21 700 700 74,8 280,6 279,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 16808,9 7202,7 149,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 626/5 533 512/20 300 300 18,6 261,8 261,6 0,1 0,1 6,7 6,3 1,1 1,0 2408,7 1032,4 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-3-К5 572 703/4-4 150 150 23,6 52,1 52,1 0,2 0,2 10,2 9,6 0,9 0,8 1997,0 855,8 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431В 54Ч 431Б 800 800 79,4 4315,9 4287,3 0,8 0,8 10,6 9,8 2,6 2,4 19888,3 8523,4 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4616 ДЗ № 150 Упр освіти Гол 65 65 88,9 9,2 9,2 2,3 2,1 25,5 24,0 0,8 0,8 5415,9 2316,3 148,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/34 4О 143/33 400 400 28,7 115,7 115,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 4281,5 1834,7 148,3 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-2 54Т 427/11А-3 300 300 27,8 155,7 155,7 0,1 0,1 2,4 2,2 0,7 0,6 3630,5 1555,8 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4619 54Т 427/4620 200 200 29,1 92,3 92,3 0,2 0,2 7,0 6,6 0,9 0,8 2984,3 1278,9 148,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/8 16 610/9 500 500 49,2 554,7 553,4 0,1 0,1 2,1 1,9 0,9 0,8 8593,5 3681,2 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 УЗ-62 114 451 700 700 83,0 2183,7 2173,2 0,5 0,4 5,5 5,1 1,7 1,6 18688,7 8009,2 149,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 ТПШол 4 16 #592 150 150 80,6 15,0 15,0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,2 6771,9 2898,7 148,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 453 114 454 700 700 160,0 2095,6 2085,4 0,8 0,8 5,1 4,7 1,6 1,5 36021,7 15436,3 149,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 423 54Т 424 1200 1200 124,6 3779,8 3756,9 0,1 0,1 1,0 0,9 1,0 0,9 43479,5 18633,5 149,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 125 512 1П-4 800 800 509,1 945,4 938,7 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 127532,5 54637,1 149,6 68,8
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431А 54Ч 431В 800 800 39,7 4315,9 4287,3 0,4 0,4 10,6 9,8 2,6 2,4 9954,7 4265,5 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/3А 573 715/4А 200 200 31,5 17,7 17,7 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 3248,6 1391,6 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-1 54Т 427/11А-2 300 300 9,0 155,7 155,7 0,0 0,0 2,4 2,2 0,7 0,6 1178,9 505,2 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/7А 541 418А/16г 1000 1000 792,9 3040,5 3010,8 1,3 1,2 1,6 1,5 1,2 1,1 369963,0 231630,1 149,7 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431А 54Ч 431А/1А 300 300 31,8 215,8 215,6 0,1 0,1 4,6 4,3 0,9 0,9 4131,0 1776,5 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16Г-2 541 418А/16Г-3 150 150 62,1 3,7 3,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 5140,7 2194,7 147,4 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-3А 143 413/11-4 200 200 75,9 235,4 235,3 3,5 3,3 45,8 43,0 2,3 2,1 7849,4 3363,7 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431Б 54Ч 432 800 800 105,8 4315,8 4287,4 1,1 1,0 10,6 9,8 2,6 2,4 26499,8 11356,9 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/6А 123 242/5А 150 150 60,5 11,8 14,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,2 0,2 5048,0 2158,8 147,2 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 452 114 453 700 700 142,0 2164,8 2154,6 0,8 0,7 5,4 5,0 1,7 1,6 31963,2 13697,5 149,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 446 114 448 800 800 61,8 2283,8 2273,3 0,2 0,2 3,0 2,8 1,4 1,3 15461,0 6623,8 149,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-4 54Т 427/46-5 500 500 258,5 717,2 715,5 0,9 0,8 3,5 3,2 1,1 1,0 45236,5 19381,4 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 449 114 УЗ-62 800 800 70,3 2283,7 2273,4 0,2 0,2 3,0 2,8 1,4 1,3 17575,7 7532,3 149,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/7А 114 133Б/8А 400 400 92,0 282,3 282,2 0,2 0,2 1,7 1,6 0,7 0,6 13780,0 5904,0 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 454 114 455 700 700 149,3 2095,4 2085,5 0,8 0,7 5,1 4,7 1,6 1,5 33614,1 14405,4 149,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 422 541 423 1200 1200 92,6 3780,0 3756,7 0,1 0,1 1,0 0,9 1,0 0,9 32296,3 13841,0 149,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-4 114 120/18-3 250 250 18,4 69,4 68,9 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,4 2156,5 922,2 148,8 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/6 16 610/7 500 500 149,8 593,4 591,8 0,4 0,3 2,4 2,2 0,9 0,9 26184,1 11220,4 148,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 т."А" 16 610/4-2 250 250 103,6 54,4 54,1 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 12102,1 5171,6 148,4 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 13-1-1 1М 13-3-1 300 300 124,1 85,7 85,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 15894,7 6808,6 147,0 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/20 533 512/18 300 300 128,2 247,5 247,2 0,8 0,7 6,0 5,6 1,1 1,0 16583,5 7106,1 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/5К 133 347/4А 400 400 24,4 31,2 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3643,4 1557,5 148,0 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 414 143 415 400 400 131,3 516,9 518,2 0,8 0,7 5,8 5,5 1,2 1,2 19734,8 8455,1 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/19 533 516А/18А 200 200 22,0 21,4 21,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2251,2 964,5 147,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814а/6 582 814а/5 150 150 14,3 41,5 41,5 0,1 0,1 6,5 6,1 0,7 0,7 1209,2 518,2 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б 114 133Б/1 300 300 71,8 112,6 112,5 0,1 0,1 1,2 1,2 0,5 0,5 9314,8 3990,7 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/7 582 803/8 200 200 58,8 33,2 33,2 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 6029,5 2582,8 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 622/1а 16 Гл,7 65 65 40,0 5,3 5,3 0,3 0,3 8,6 8,1 0,5 0,5 2442,1 1043,9 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/12А-1 582 813/12А-2 200 200 72,9 32,2 32,2 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,3 7483,2 3205,1 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/5Б 572 701/5В 300 300 23,7 225,7 225,6 0,1 0,1 5,0 4,7 1,0 0,9 3092,7 1325,4 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 438Б/1 54Ч 438Б/2 500 500 170,2 724,8 721,4 0,6 0,6 3,5 3,3 1,1 1,0 29900,6 12811,6 149,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13-1 1М 13-1-1 300 300 11,6 85,7 85,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 1480,7 634,5 147,0 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 800 582 800/1 200 200 21,8 56,6 56,6 0,1 0,1 2,7 2,5 0,5 0,5 2255,3 969,1 149,7 69,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-1 16 610/4-1а 250 250 18,6 142,0 141,6 0,1 0,1 5,2 4,8 0,9 0,8 2180,5 934,4 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-3 16 610/4-4 200 200 120,0 15,8 15,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 12276,1 5245,3 147,9 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/5 142 422/6 200 200 54,4 37,4 37,4 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,3 5542,8 2374,6 147,4 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 451 114 452 700 700 75,5 2183,6 2173,3 0,4 0,4 5,5 5,1 1,7 1,6 16992,8 7282,5 149,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/1810А 114 #2383 500 500 152,6 248,0 247,6 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 26752,0 11461,8 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-3 54Т 427/46-4 500 500 192,9 755,6 753,8 0,7 0,7 3,8 3,6 1,2 1,1 33758,3 14467,2 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/19 4О 610/20 400 400 18,9 175,7 175,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 2818,1 1207,7 148,2 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18 533 512/18-1 200 200 50,5 201,7 201,5 1,7 1,6 33,6 31,5 1,9 1,8 5185,4 2221,9 148,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол156 114 АНТОН19 200 200 55,7 6,8 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5621,4 2403,5 146,8 67,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-1а 16 610/4-2а 250 250 47,8 142,0 141,6 0,2 0,2 5,2 4,8 0,9 0,8 5597,8 2398,8 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/6А 114 133Б/7А 400 400 103,2 296,6 296,4 0,2 0,2 1,9 1,8 0,7 0,7 15468,1 6628,3 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 455 114 456 700 700 287,6 1881,3 1872,4 1,2 1,1 4,1 3,8 1,5 1,4 64722,4 27735,4 149,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 424 54Т 425 1200 1200 251,4 3779,5 3757,3 0,2 0,2 1,0 0,9 1,0 0,9 87734,4 37598,2 149,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А3 114 133Б20А4 400 400 46,2 67,4 67,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6927,0 2967,9 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/5В 572 701/6 300 300 66,7 225,7 225,6 0,3 0,3 5,0 4,7 1,0 0,9 8701,1 3728,7 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/4А 572 703Б/5А 300 300 53,7 53,7 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6967,7 2985,1 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/32А 4О 143/32А-1 100 100 38,2 34,1 34,1 1,4 1,3 36,6 34,4 1,3 1,2 2797,0 1198,8 148,0 68,8
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/20-1 Реконструкція адміні 80 80 31,3 10,8 10,8 0,4 0,4 11,9 11,2 0,7 0,6 2040,6 874,1 147,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 349К 133 350К 400 400 74,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 436,3 270,4 24,2 16,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814а/5 582 814а/4 150 150 23,9 41,5 41,5 0,2 0,1 6,5 6,1 0,7 0,7 2022,8 866,8 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-1 533 512/18-1а 200 200 50,3 201,7 201,5 1,7 1,6 33,6 31,5 1,9 1,8 5170,0 2215,6 148,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 434 54Т 435 800 800 646,4 4313,3 4286,0 6,9 6,4 10,6 9,8 2,6 2,4 161897,0 69377,5 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А4ТП 54Т 427/11А-5 150 150 65,3 120,3 120,2 3,5 3,3 54,1 50,8 2,1 1,9 5535,9 2372,2 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/281А 114 120/28 400 400 58,6 316,5 314,8 0,1 0,1 2,2 2,0 0,8 0,7 8799,7 3768,6 149,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/20 4О 610/21 400 400 65,1 175,7 175,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 9698,9 4156,0 148,2 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/7 16 610/8 500 500 98,4 593,3 591,9 0,2 0,2 2,4 2,2 0,9 0,9 17191,8 7367,4 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427г 54Т 427 1200 1200 181,4 3778,7 3758,1 0,2 0,2 1,0 0,9 1,0 0,9 63307,6 27126,3 149,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/2 54Т 427/1 800 800 17,0 878,4 866,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 4251,6 1822,1 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/1 4О 143/2 400 400 55,5 99,5 99,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8323,3 3566,3 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #277 1М 116/2 200 200 11,4 58,7 58,7 0,0 0,0 2,8 2,7 0,6 0,5 1168,8 502,0 147,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133 114 133А 400 400 92,7 460,6 459,9 0,4 0,4 4,6 4,3 1,1 1,0 13908,6 5959,3 149,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 432 54Ч 433 800 800 174,8 4313,6 4285,7 1,9 1,7 10,6 9,8 2,6 2,4 43785,0 18765,6 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/14-ГР7 582 828/14 150 150 29,2 27,4 27,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,5 0,4 2425,8 1039,4 146,4 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 433 54Ч 434 800 800 103,5 4313,4 4285,9 1,1 1,0 10,6 9,8 2,6 2,4 25919,3 11108,1 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 429 54Ч 430 800 800 337,1 4583,0 4552,2 4,0 3,7 12,0 11,1 2,8 2,6 84445,3 36189,1 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 122/21 512 122/22 700 700 108,5 280,6 279,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 24393,3 10451,8 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 335/1 583 807Щ15ВБ 300 300 100,9 349,9 349,5 1,2 1,1 12,0 11,3 1,5 1,4 13160,7 5639,7 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 456 114 457 700 700 95,6 1881,1 1872,7 0,4 0,4 4,1 3,8 1,5 1,4 21512,7 9219,4 149,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/1А2АК 133 347/1А3АК 150 150 75,8 64,7 62,3 1,2 1,0 15,7 13,6 1,1 1,0 6376,7 2730,4 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 428а 54Ч 429 800 800 32,6 4583,0 4552,2 0,4 0,4 12,0 11,1 2,8 2,6 8162,2 3498,1 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 428 54Ч 428а 800 800 32,4 4583,1 4552,1 0,4 0,4 12,0 11,1 2,8 2,6 8115,2 3477,7 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/31 4О 143/30 400 400 66,8 87,4 87,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 9960,0 4267,3 148,1 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814а/1а 582 814А/1 125 125 24,1 41,5 41,5 0,4 0,4 16,8 15,8 1,0 1,0 1965,4 842,2 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 425 54Т 427г 1200 1200 34,5 3778,8 3758,0 0,0 0,0 1,0 0,9 1,0 0,9 12027,3 5154,5 149,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/3 54Т 427/2 800 800 42,6 878,5 866,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 10664,4 4570,3 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4 54Т 427/3 800 800 29,5 878,5 866,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 7384,9 3161,4 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 200 500 500 1000 1000 96,9 4127,5 4075,7 0,3 0,3 3,0 2,8 1,6 1,5 28567,4 12236,9 150,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/9-1 54Т #2419 100 100 33,8 8,9 8,9 0,1 0,1 2,5 2,4 0,3 0,3 2494,7 1068,4 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 455 114 455/1 400 400 15,0 214,0 213,2 0,0 0,0 1,0 0,9 0,5 0,5 2246,2 962,7 149,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 705 572 706 700 700 223,4 169,2 168,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 50519,6 21666,2 149,8 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 430 54Ч 431 800 800 49,9 4561,1 4531,1 0,6 0,5 11,9 11,0 2,7 2,6 12498,2 5356,3 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427 54Ч 428 800 800 163,4 4656,6 4625,2 2,0 1,9 12,4 11,5 2,8 2,6 40932,5 17542,1 149,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1593 533 512/18-2 200 200 9,8 179,0 178,9 0,3 0,2 26,5 24,8 1,7 1,6 1006,6 431,4 148,4 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/5 572 701/5А 300 300 17,4 225,7 225,6 0,1 0,1 5,0 4,7 1,0 0,9 2274,9 975,0 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/19 530 339В/20 400 400 39,2 490,7 490,5 0,2 0,2 5,2 4,9 1,2 1,1 5905,7 2530,9 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/1 54Т 427 800 800 13,4 878,4 866,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 3362,7 1442,1 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-2а 16 #65 250 250 39,9 142,0 141,6 0,2 0,2 5,2 4,8 0,9 0,8 4666,9 1999,9 148,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 500 550 501 1000 1000 171,5 4127,3 4075,9 0,5 0,5 3,0 2,8 1,6 1,5 50543,5 21660,8 150,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/3 54Т 432/4 300 300 96,1 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10094,7 4257,2 132,1 47,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/3А 4О 143/4А 500 500 92,9 392,0 391,1 0,1 0,1 1,0 1,0 0,6 0,6 16246,5 6959,7 148,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431 54Ч 431А 800 800 394,4 4532,2 4502,4 4,6 4,3 11,7 10,9 2,7 2,5 98794,9 42337,7 149,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-5 582 813/10-6 200 200 19,3 70,7 70,6 0,1 0,1 4,1 3,9 0,7 0,6 1976,8 847,1 147,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-5 54Т 427/46-5а 500 500 40,4 717,1 715,6 0,1 0,1 3,5 3,2 1,1 1,0 7074,8 3032,0 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133А 114 133Б 400 400 75,0 460,5 459,9 0,3 0,3 4,6 4,3 1,1 1,0 11251,9 4821,9 149,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814А/2 582 814а/1а 150 150 14,5 41,5 41,5 0,1 0,1 6,5 6,1 0,7 0,7 1227,0 525,8 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-33 54Т БН-24 200 200 17,6 42,9 42,9 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 1823,1 781,3 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А-4 54Т 427/27А-4А 125 125 28,1 67,8 67,8 1,3 1,2 44,8 42,1 1,7 1,6 2288,1 980,5 148,9 69,5
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 457 114 458 700 700 171,1 1881,0 1872,8 0,7 0,6 4,1 3,8 1,5 1,4 38498,4 16498,4 149,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-3 114 120/18-2 250 250 70,8 69,4 68,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,4 8270,9 3543,5 148,8 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/5А 572 701/5Б 300 300 16,5 225,7 225,6 0,1 0,1 5,0 4,7 1,0 0,9 2156,2 924,1 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2 1М 116/2-1 150 150 28,7 58,7 58,7 0,4 0,3 12,9 12,1 1,0 0,9 2408,8 1032,2 147,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/22 114 ВОЛ.5 150 150 55,5 72,3 72,0 1,1 1,0 19,6 18,2 1,2 1,2 4680,6 2005,6 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/6 54Т 427/4 800 800 66,5 1309,9 1297,2 0,1 0,1 1,0 0,9 0,8 0,7 16660,4 7139,9 149,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 455/1 114 133Б/20А 400 400 124,3 214,0 213,2 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 18665,3 7997,6 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422 142 422/1Н 200 200 15,3 56,0 55,9 0,0 0,0 2,6 2,4 0,5 0,5 1561,4 669,1 148,2 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А 54Т 427/11А-1 300 300 50,4 155,7 155,7 0,1 0,1 2,4 2,2 0,7 0,6 6550,0 2815,7 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/6-ИН29 582 828/7 300 300 59,1 147,6 147,4 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,6 7670,9 3287,1 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-2 4О 143/24-2А 200 200 24,4 11,7 11,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2462,2 1054,6 146,4 66,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 458 114 УЗ-72 700 700 163,7 1880,8 1873,0 0,7 0,6 4,1 3,8 1,5 1,4 36844,6 15789,7 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28 114 120/27 300 300 71,1 316,5 314,8 0,7 0,7 9,8 9,2 1,4 1,3 9212,2 3947,8 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 436 54Т 438 800 800 67,3 4312,5 4286,9 0,7 0,7 10,6 9,8 2,6 2,4 16860,8 7226,0 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/13 54Т 427/14 800 800 172,7 2200,5 2184,7 0,5 0,4 2,8 2,6 1,3 1,2 43246,5 18532,9 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4 582 834/4-ИН22 125 125 73,0 35,1 35,1 0,9 0,8 12,0 11,3 0,9 0,8 5911,3 2532,3 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/8 4О тв-143/9 400 400 26,9 79,9 79,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4028,2 1725,3 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/6А 582 828/6-ИН29 300 300 14,8 147,6 147,4 0,0 0,0 2,1 2,0 0,6 0,6 1919,4 822,6 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2383 114 #2382 500 500 118,2 244,2 243,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 20714,9 8875,2 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/6А 54Т 427/6 700 700 12,0 1309,9 1297,2 0,0 0,0 2,0 1,8 1,0 1,0 2708,6 1160,8 149,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/18 1М #381 250 250 203,2 62,9 62,3 0,2 0,2 1,0 0,9 0,4 0,4 23671,4 10151,4 148,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143А 4О 143 600 600 17,9 539,0 537,3 0,0 0,0 0,8 0,7 0,6 0,5 3594,1 1539,9 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/6А 4О 143/7А 500 500 96,7 255,0 254,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 16903,9 7244,9 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/24 1М 620А/25А 300 300 33,6 32,8 32,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4328,7 1853,3 147,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 717/1Б 573 717/2 300 300 26,7 81,8 81,8 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,3 3483,7 1492,9 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/4 114 133Б/5 300 300 114,1 84,3 84,3 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 14784,7 6330,6 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-2 512 122/2-3 250 250 95,6 87,0 86,9 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,5 11215,8 4805,1 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/15 114 133Б/26 150 150 44,3 41,5 41,4 0,3 0,3 6,4 6,0 0,7 0,7 3718,7 1593,4 147,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 501 Вузол110 1000 1000 414,0 4127,0 4076,3 1,2 1,1 3,0 2,8 1,6 1,5 122036,1 52297,1 150,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4684 54Т 427/4685 150 150 35,7 65,0 65,0 0,6 0,5 15,8 14,8 1,1 1,0 3010,1 1288,4 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/8 582 828/9 200 200 112,3 27,5 27,4 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,2 11466,2 4908,5 148,7 67,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2-4 533 512/18-2-5 200 200 210,1 29,1 29,0 0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 0,3 21447,5 9173,3 147,6 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 413/13-9 Вузол 300 300 187,0 93,4 93,2 0,2 0,2 0,9 0,8 0,4 0,4 24278,5 10399,9 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/4А 4О 143/5А 500 500 74,5 392,0 391,1 0,1 0,1 1,0 1,0 0,6 0,6 13030,2 5583,9 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А 54Т 427/13 800 800 124,5 2217,1 2201,1 0,3 0,3 2,8 2,6 1,3 1,2 31172,9 13356,3 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #65 16 #66 250 250 53,6 142,0 141,6 0,3 0,3 5,2 4,8 0,9 0,8 6269,5 2686,6 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 АБ22-26 573 УЛ3 150 150 53,8 26,1 26,1 0,1 0,1 2,6 2,4 0,4 0,4 4552,3 1950,1 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828 582 828/1 300 300 139,9 192,2 191,8 0,5 0,5 3,6 3,4 0,8 0,8 18195,7 7792,2 149,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725А 573 726 700 700 158,5 1644,3 1002,8 0,5 0,2 3,1 1,1 1,3 0,7 35830,1 15357,1 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1Е 582 813/10-2 200 200 17,8 94,1 93,9 0,1 0,1 7,3 6,9 0,9 0,8 1831,8 784,6 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/22 1М 620А/22А 300 300 40,6 84,9 84,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 5247,1 2247,0 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/7 143 419/8 300 300 28,8 56,7 56,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3728,0 1597,4 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 435 54Т 436 800 800 63,7 4312,5 4286,8 0,7 0,6 10,6 9,8 2,6 2,4 15944,4 6833,3 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14 54Т 427/16 800 800 423,6 2146,9 2131,7 1,1 1,0 2,6 2,4 1,3 1,2 106051,9 45444,3 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/6 583 807/6А 250 250 113,6 160,0 160,0 0,7 0,7 6,6 6,2 1,0 0,9 13341,4 5716,5 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/6А2 4О тв-143/6А3 250 250 109,2 28,1 28,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12756,5 5423,6 148,5 67,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/7-2 16 620А/7-3 150 150 88,1 19,8 19,8 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 7335,2 3141,8 147,0 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 438 54Т 439 800 800 37,0 4300,4 4275,0 0,4 0,4 10,6 9,8 2,6 2,4 9275,5 3975,3 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 460 114 133 700 700 26,4 1880,6 1873,2 0,1 0,1 4,1 3,8 1,5 1,4 5947,2 2548,8 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол110 540 П-1 1000 1000 658,1 4126,2 4077,1 2,0 1,8 3,0 2,8 1,6 1,5 193963,3 83116,7 150,0 68,8
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/6 142 422/6А 200 200 34,0 8,3 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3467,1 1473,2 147,3 66,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727/1А 573 727/2А 200 200 139,7 112,5 112,4 1,5 1,4 10,5 9,8 1,1 1,0 14472,1 6200,9 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 430 54Т 430/2 250 250 117,0 21,5 21,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 13745,3 5881,5 149,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-4 54Т 427/11А4ТП 150 150 82,4 120,3 120,2 4,5 4,2 54,1 50,8 2,1 1,9 6983,7 2992,5 149,4 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4616 54Т 427/4617 250 250 117,9 166,4 166,3 0,8 0,8 7,1 6,7 1,0 1,0 13779,3 5902,7 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #25486 582 #25527 80 80 30,9 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 916,5 387,5 72,0 30,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 439 54Т УРЗ-РЕГ 800 800 850,6 4300,4 4275,1 9,0 8,3 10,6 9,8 2,6 2,4 213007,7 91277,0 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 #1573 533 516А/20 200 200 77,1 59,8 59,7 0,2 0,2 3,0 2,8 0,6 0,5 7910,0 3388,8 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) О14 1П2 О14 133/22 700 700 21,7 266,5 265,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4866,8 2083,8 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/27 114 120/24 300 300 207,5 316,5 314,8 2,0 1,9 9,8 9,2 1,4 1,3 26896,7 11524,5 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24-2А 4О 143/24-3 150 150 99,0 11,7 11,7 0,1 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 8156,4 3488,9 146,2 67,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 459 114 460 700 700 51,8 1880,7 1873,1 0,2 0,2 4,1 3,8 1,5 1,4 11665,0 4999,2 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-2 54Т 427/14-3 300 300 71,1 53,4 53,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9238,8 3957,6 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/1 114 133Б/2 300 300 27,3 112,6 112,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,5 0,5 3540,3 1517,1 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 722(ВРЕЗ) 573 722/1 200 200 41,6 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4311,1 1836,8 149,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 628 16 628а 150 150 159,1 43,7 43,7 1,1 1,1 7,2 6,7 0,7 0,7 13374,2 5739,5 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/1 530 331/2 300 300 112,5 271,7 271,5 0,8 0,8 7,3 6,8 1,2 1,1 14670,6 6286,5 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 413/11-4А 143 413/11-5 200 200 32,1 235,4 235,3 1,5 1,4 45,8 43,0 2,3 2,1 3321,2 1423,3 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24А 4О 143/24А-1 200 200 20,5 126,0 126,0 0,3 0,3 13,1 12,3 1,2 1,1 2099,7 900,2 147,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/1Н 142 422-ЛЮТ24 200 200 39,9 56,0 55,9 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 4088,1 1751,7 148,2 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/2-1 1М 116/2-2 150 150 22,5 58,7 58,7 0,3 0,3 12,9 12,1 1,0 0,9 1887,7 809,0 147,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 516А/18А 533 516А/18 200 200 30,7 21,4 21,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3143,4 1346,6 147,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143 4О 143/1А 500 500 57,5 439,5 438,3 0,1 0,1 1,3 1,2 0,7 0,6 10057,0 4310,1 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/24А-1 4О 143/24А-2 200 200 195,7 126,0 126,0 2,6 2,4 13,1 12,3 1,2 1,1 20038,1 8584,1 147,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-2 582 813/10-2А 200 200 94,6 94,1 93,9 0,7 0,6 7,3 6,9 0,9 0,8 9705,2 4158,2 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834 582 ОР1/15 200 200 78,4 74,1 74,0 0,4 0,3 4,5 4,3 0,7 0,7 8099,4 3468,0 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/4 54Т 432/5 300 300 126,6 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13086,0 5487,2 127,1 50,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/15 4О 133/12 600 600 156,9 148,4 147,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 31449,1 13470,5 147,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-3Б 572 703/4-3-К5 150 150 43,4 52,1 52,1 0,4 0,4 10,2 9,6 0,9 0,8 3669,0 1572,1 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/14-5а Вузол165 200 200 91,0 91,2 90,8 0,6 0,6 6,9 6,4 0,9 0,8 9338,0 3999,0 148,3 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2-1 533 512/1821а 200 200 198,8 50,5 50,5 0,4 0,4 2,1 2,0 0,5 0,5 20426,7 8721,4 148,3 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 438Б 54Т 438_ 800 800 640,8 3548,9 3530,7 4,6 4,3 7,2 6,7 2,1 2,0 248009,8 156335,0 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 317К 133 318К 400 400 68,2 81,2 10,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 10240,8 4388,9 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-3 54Т 427/11-4 250 250 66,2 85,0 84,9 0,1 0,1 1,9 1,7 0,5 0,5 7798,8 3339,4 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 УЗ-72 114 459 700 700 26,3 1880,7 1873,1 0,1 0,1 4,1 3,8 1,5 1,4 5924,8 2539,2 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/2Б 582 803/3 200 200 14,0 33,2 33,1 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1442,6 618,2 149,2 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) О14 133/22 О14 133/21 700 700 20,3 266,5 265,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4545,7 1948,1 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/6-1 114 443/6-2 250 250 23,8 47,5 47,5 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 2802,6 1200,9 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/1А3АК 123 242/8 150 150 5,5 64,7 62,3 0,1 0,1 15,7 13,6 1,1 1,0 462,3 198,1 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443 114 444(1Б) 800 800 109,4 2723,5 2711,2 0,5 0,4 4,2 3,9 1,6 1,5 27383,7 11732,7 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/5А-1 572 703/5А 200 200 77,0 126,5 126,4 1,0 1,0 13,2 12,4 1,2 1,1 7989,9 3423,7 149,7 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133 4О 133 600 600 13,1 1420,0 1413,3 0,1 0,1 5,2 4,8 1,5 1,4 2647,9 1134,9 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А4 54Т 431А/1А5 300 300 19,2 106,9 106,8 0,0 0,0 1,1 1,1 0,5 0,4 2495,3 1069,3 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А4 114 133Б20А5 400 400 28,7 67,4 67,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4305,1 1844,7 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/9 4О тв-143/10 400 400 44,9 79,9 79,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6719,4 2879,1 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 319К 133 320К 400 400 109,0 39,3 52,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 16333,2 7000,0 148,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/1А 4О 143/2А 500 500 113,5 439,5 438,3 0,1 0,1 1,3 1,2 0,7 0,6 19861,9 8511,2 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 УЗ-62 114 120/11-6 400 400 29,9 99,9 100,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4493,6 1926,1 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/7 530 339В/8 350 350 111,2 490,9 490,3 1,2 1,1 10,6 9,9 1,5 1,4 16036,6 6872,2 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) О14 133/21 4О 133/20 700 700 31,0 266,5 265,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6958,6 2982,0 148,6 68,8
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 631 16 #ВРд,8 100 100 50,0 6,2 6,2 0,1 0,1 1,2 1,1 0,2 0,2 3663,6 1569,8 148,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/4 572 701/5 300 300 49,1 225,8 225,6 0,2 0,2 5,0 4,7 1,0 0,9 6400,0 2742,7 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-2 54Т 427/11-3 250 250 83,4 136,0 135,9 0,4 0,4 4,7 4,5 0,8 0,8 9827,3 4210,9 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/2 114 133Б/3 300 300 64,7 112,6 112,5 0,1 0,1 1,2 1,2 0,5 0,5 8385,2 3593,0 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/5-5 582 810/5-4 150 150 81,3 70,2 70,2 1,5 1,4 18,5 17,3 1,2 1,1 6881,1 2948,3 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-перемич 4О 137 600 600 108,3 1167,7 1162,1 0,4 0,4 3,5 3,3 1,2 1,2 21831,4 9354,4 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/3А 510 807/3А-1 250 250 49,9 161,8 161,8 0,3 0,3 6,7 6,3 1,0 0,9 5888,2 2523,3 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 444(1Б) 114 445 800 800 22,8 2723,4 2711,4 0,1 0,1 4,2 3,9 1,6 1,5 5698,4 2442,2 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/27 4О 610/28 400 400 162,2 68,8 68,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 24147,3 10329,1 147,7 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/3 572 701/4 300 300 35,6 225,8 225,6 0,2 0,2 5,0 4,7 1,0 0,9 4637,9 1987,6 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/16 54Т 427/18 800 800 120,5 2134,6 2120,3 0,3 0,3 2,6 2,4 1,3 1,2 30176,7 12932,1 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/2 4О тв-143/3 400 400 18,3 99,5 99,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 2746,3 1176,9 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/2А 572 703Б/3А 300 300 121,7 53,7 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 15817,3 6773,5 149,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/8 143 419/8А 300 300 61,2 56,7 56,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7909,6 3388,5 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 708/3 573 708/2 200 200 67,9 178,4 178,4 1,8 1,7 26,3 24,7 1,7 1,6 7051,0 3021,6 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 ВОЛ.5 114 133Б/23 150 150 30,2 72,3 72,0 0,6 0,6 19,6 18,2 1,2 1,2 2543,5 1090,0 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/21А 4О 610/22 400 400 8,5 175,7 175,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 1261,2 540,5 148,2 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/22 512 122/24 700 700 191,0 280,5 279,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 42916,0 18385,0 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/22 4О 610/23 400 400 90,9 175,7 175,0 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 13553,4 5807,4 148,1 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 326/1К 133 326/2К 300 300 35,1 34,2 34,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4568,2 1957,1 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/10 4О 610/11 400 400 57,3 461,5 460,6 0,3 0,2 4,6 4,3 1,1 1,0 8565,7 3671,6 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/8 123 242/7 100 100 46,0 64,7 62,3 6,1 5,3 131,7 114,5 2,5 2,2 3367,3 1442,9 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 832 582 832/1 200 200 44,9 53,8 53,8 0,1 0,1 2,4 2,3 0,5 0,5 4639,7 1987,0 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 1П-4 512 122/1 800 800 144,4 944,8 939,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 0,5 36147,5 15490,2 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А3 54Т 431А/1А4 300 300 21,8 106,9 106,8 0,0 0,0 1,1 1,1 0,5 0,4 2844,7 1219,1 149,4 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/22А 1М 620А/23 300 300 80,6 84,9 84,8 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 10404,8 4457,7 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т УРЗ-РЕГ 54Т УРЗ-РЕГП 800 800 11,7 4299,4 4276,1 0,1 0,1 10,6 9,8 2,6 2,4 2919,6 1251,2 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 818/2 583 818/3 150 150 79,9 95,8 95,8 2,7 2,6 34,3 32,2 1,6 1,5 6776,7 2903,8 149,4 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/21 4О 610/21А 400 400 10,6 175,7 175,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 1580,2 677,2 148,2 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А6 114 133Б20А7 400 400 119,0 24,8 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17809,9 7595,0 148,4 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #606 16 613/10А531 100 100 75,8 15,0 15,0 0,5 0,5 7,1 6,7 0,6 0,5 5544,2 2372,1 148,0 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 138 Вузол22 600 600 16,9 1158,4 1153,1 0,1 0,1 3,5 3,2 1,2 1,2 3396,8 1455,8 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 428/3 142 428/4 300 300 40,7 89,8 89,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 0,4 5290,6 2267,1 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/1А 573 725/2-А 400 400 48,0 74,0 73,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7234,8 3097,0 149,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/16 54Т 427/16 800 800 1,2 2146,4 2132,2 0,0 0,0 2,6 2,4 1,3 1,2 300,4 128,8 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-9 16 613/10А9-1 250 250 48,7 137,7 137,0 0,2 0,2 4,9 4,5 0,8 0,8 5688,1 2434,4 148,5 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 445 114 446 800 800 167,3 2723,4 2711,4 0,7 0,7 4,2 3,9 1,6 1,5 41847,2 17933,8 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30 4О 143/30-1 150 150 32,8 33,1 33,1 0,1 0,1 4,1 3,9 0,6 0,5 2750,0 1181,3 148,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 137 4О 137А 600 600 37,0 1167,6 1162,2 0,1 0,1 3,5 3,3 1,2 1,2 7457,0 3195,8 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 137А 4О 138 600 600 44,3 1158,4 1153,1 0,2 0,1 3,5 3,2 1,2 1,2 8931,7 3827,7 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/42 54Т 427/43 800 800 203,9 1585,0 1577,9 0,3 0,3 1,4 1,3 1,0 0,9 50966,3 21835,9 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #596 будинок житловий 100 100 9,8 7,5 7,5 0,0 0,0 1,8 1,7 0,3 0,3 712,3 305,5 147,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2 512 122/2-1 250 250 116,3 87,1 86,8 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,5 13657,0 5850,3 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол22 НС20 вул. Гетьмана, 27А 600 600 142,1 1158,4 1153,1 0,5 0,5 3,5 3,2 1,2 1,2 28625,0 12267,0 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-4 54Т /46-5а-5 300 300 14,9 8,9 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1831,0 784,3 144,6 62,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4610 54Т 427/4611 400 400 231,2 389,6 389,0 0,8 0,7 3,3 3,1 0,9 0,9 34658,8 14843,9 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/4А 133 347/4К 400 400 37,4 31,2 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5571,1 2386,4 147,9 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А2 54Т 431А1А2А 300 300 77,4 131,2 131,1 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 10091,2 4323,9 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 330/1АК 133 330/2АК 200 200 64,5 20,3 20,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6661,7 2848,1 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 322К 133 Л.ТОЛСТ.2 150 150 18,0 21,6 21,6 0,0 0,0 1,8 1,7 0,4 0,3 1508,0 646,5 147,6 68,8
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/23 114 133Б/23А 200 200 43,7 72,3 72,0 0,2 0,2 4,3 4,0 0,7 0,7 4502,7 1929,4 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 540 П-1 512 1000 1000 215,4 4125,0 4078,3 0,6 0,6 3,0 2,8 1,6 1,5 63475,4 27202,6 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3 582 803/3А 250 250 12,9 33,2 33,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1503,7 644,4 149,2 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/3 4О 143/4 400 400 46,5 99,5 99,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6966,5 2985,1 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/1 512 122/2 700 700 46,1 944,7 939,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,7 0,7 10400,1 4457,1 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/7-1 572 701/7-2 200 200 74,0 45,2 45,2 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 7656,6 3279,9 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А-3 114 133Б15А-4 200 200 27,4 97,1 97,1 0,2 0,2 7,8 7,3 0,9 0,9 2807,1 1203,0 147,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/7А 123 242/6А 100 100 81,5 20,8 23,2 1,1 1,3 13,6 15,9 0,8 0,8 5941,6 2542,3 147,4 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/7А 4О 143/8А 500 500 58,5 254,9 254,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 10231,7 4384,5 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/7 54Т 427/6А 800 800 164,5 1310,1 1297,0 0,2 0,1 1,0 0,9 0,8 0,7 41246,1 17675,4 149,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10 582 813/10-1Н 200 200 28,1 126,2 126,1 0,4 0,3 13,2 12,3 1,2 1,1 2886,8 1236,1 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422-ЛЮТ24 142 422/1 200 200 50,1 56,0 55,9 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 5131,4 2198,6 148,1 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/13Б 114 133Б13Б1 200 200 46,3 97,1 97,1 0,4 0,3 7,8 7,3 0,9 0,9 4754,8 2038,5 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/18 54Т 427/21 800 800 367,4 2134,4 2120,5 1,0 0,9 2,6 2,4 1,3 1,2 91981,4 39416,1 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/6 54Т 432/7 300 300 20,7 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2072,4 885,0 117,6 52,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 809/5а 582 809/6 300 300 33,1 77,6 77,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 4303,0 1843,9 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16Г-3 541 418А/16Г-4 150 150 29,2 3,7 3,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 2412,3 1032,0 146,0 67,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331А/3 530 331/1 300 300 100,0 271,7 271,4 0,7 0,7 7,3 6,8 1,2 1,1 13050,9 5592,5 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т УРЗ-РЕГП 54Т НС2 800 800 360,6 4299,4 4276,1 3,8 3,5 10,6 9,8 2,6 2,4 90280,6 38689,5 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4614 54Т 427/4615 250 250 94,2 217,5 217,3 1,1 1,1 12,1 11,4 1,3 1,3 11012,5 4716,8 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/6 582 828/6А 300 300 6,9 147,6 147,4 0,0 0,0 2,1 2,0 0,6 0,6 900,7 386,0 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/11 4О 610/12 400 400 69,8 461,5 460,6 0,3 0,3 4,6 4,3 1,1 1,0 10449,6 4478,1 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/16г 541 418А/20 1000 1000 358,7 3035,4 3008,7 0,6 0,5 1,6 1,5 1,2 1,1 167266,7 104842,4 149,6 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 219/2 572 703/5А-1 200 200 57,5 126,5 126,4 0,8 0,7 13,2 12,4 1,2 1,1 5964,1 2555,7 149,7 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 724/2 573 #2642 100 100 15,6 61,8 61,8 1,9 1,8 120,0 112,6 2,4 2,2 1154,6 494,8 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-4 582 413/11-4А 200 200 9,6 235,4 235,3 0,4 0,4 45,8 43,0 2,3 2,1 987,2 423,1 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) НС20 вул. Гетьмана, 27А НС20 вул. Гетьмана, 27А 600 600 1,0 1158,3 1153,2 0,0 0,0 3,5 3,2 1,2 1,2 201,5 86,3 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/12 4О 610/13 400 400 26,6 461,5 460,7 0,1 0,1 4,6 4,3 1,1 1,0 3981,8 1706,4 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 513 1000 1000 35,2 4124,6 4078,7 0,1 0,1 3,0 2,8 1,6 1,5 10373,5 4445,8 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т НС2 ВХ 54Т НС2 ВХ 800 800 1,0 4298,9 4276,6 0,0 0,0 10,5 9,8 2,6 2,4 250,4 107,3 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713А/2А 573 713А/3А 150 150 46,9 8,2 8,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 3946,9 1689,4 149,0 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/7-2 Реконструкція нежитл буди 80 80 69,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2530,6 1017,2 92,4 35,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/2А 4О 143/3А 500 500 84,1 439,4 438,3 0,1 0,1 1,3 1,2 0,7 0,6 14710,0 6303,7 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/8 582 803/9 200 200 30,7 33,2 33,2 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 3150,7 1349,9 147,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2382 114 120/18-7А 500 500 65,7 244,2 243,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 11515,9 4934,7 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/14А 530 339В/19 400 400 229,5 490,8 490,5 1,2 1,1 5,2 4,9 1,2 1,1 34581,9 14818,0 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1Н 582 813/10-1А 200 200 66,4 126,2 126,1 0,9 0,8 13,2 12,3 1,2 1,1 6823,5 2923,9 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/37 54Т 427/41 800 800 507,7 1853,6 1844,5 1,0 0,9 2,0 1,8 1,1 1,0 126960,0 54394,8 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/20 4О 133/19 700 700 87,7 266,4 265,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 19682,4 8433,7 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 443/6 114 443/6-1 250 250 20,4 47,5 47,5 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 2395,3 1027,8 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т УРЗ-Х2 54Ч 438Б 800 800 287,7 4298,9 4276,6 3,0 2,8 10,5 9,8 2,6 2,4 72035,5 30871,0 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 513 514 1000 1000 31,9 4124,6 4078,8 0,1 0,1 3,0 2,8 1,6 1,5 9386,2 4022,6 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/13 4О 610/14 400 400 18,7 461,5 460,7 0,1 0,1 4,6 4,3 1,1 1,0 2793,6 1197,2 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4622 54Т 427/4623 200 200 74,8 29,8 29,8 0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 0,3 7649,9 3283,7 147,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/12В 114 120/12Б 400 400 33,9 84,2 82,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 5014,9 2148,9 147,8 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2 512 122/3 700 700 51,8 857,6 852,7 0,0 0,0 0,8 0,8 0,7 0,6 11687,1 5008,6 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) НС20  Гетьмана, 27А 4О 138Б/1 600 600 67,6 1158,3 1153,2 0,2 0,2 3,5 3,2 1,2 1,2 13624,6 5838,9 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 514 550 515 1000 1000 199,0 4124,5 4078,9 0,6 0,6 3,0 2,8 1,6 1,5 58653,7 25136,3 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) НС2 Зеленогірька, 2 54Т НС2 ВХ 800 800 1,0 4298,9 4276,6 0,0 0,0 10,5 9,8 2,6 2,4 250,4 107,3 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11 54Т 427/11-2 300 300 56,8 136,0 135,9 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 7382,3 3172,6 149,5 69,5
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133 4О 135 600 600 136,6 1419,1 1412,6 0,7 0,7 5,2 4,8 1,5 1,4 27526,7 11797,5 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/7 512 122/8 700 700 122,3 804,8 800,8 0,1 0,1 0,7 0,7 0,6 0,6 27567,8 11810,7 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/14 4О 610/15 400 400 31,3 461,5 460,7 0,1 0,1 4,6 4,3 1,1 1,0 4675,9 2003,9 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/7 143 413/8 250 250 42,4 104,6 104,3 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,6 4977,3 2130,9 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 232 505/9 232 505/8 250 250 29,2 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3382,0 1447,6 148,1 67,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11-6 114 120/115Б 400 400 131,2 99,9 100,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 19713,3 8444,1 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/3 530 331/4 200 200 101,6 81,4 81,4 0,6 0,5 5,5 5,1 0,8 0,7 10486,7 4492,7 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/18-2 533 512/18-2-1 200 200 30,5 119,3 119,2 0,4 0,3 11,8 11,0 1,1 1,1 3135,8 1344,1 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 335 530 335/1 300 300 35,0 349,9 349,5 0,4 0,4 12,0 11,3 1,5 1,4 4565,6 1958,1 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/43 54Т 427/44 800 800 153,2 1584,7 1578,1 0,2 0,2 1,4 1,3 1,0 0,9 38281,5 16405,3 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т НС2 ВХ 54Т УРЗ-Х2 800 800 10,9 4298,9 4276,6 0,1 0,1 10,5 9,8 2,6 2,4 2729,1 1169,6 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т НС2 НС2 вул. Зеленогірька, 2 800 800 3,5 4298,9 4276,6 0,0 0,0 10,5 9,8 2,6 2,4 878,8 376,6 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/4А 573 715/5А 200 200 44,3 17,7 17,7 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 4565,9 1955,5 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 326К 133 326/1К 300 300 7,7 34,2 34,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1002,3 430,1 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 140 4О 141 600 600 146,6 976,9 972,8 0,4 0,3 2,5 2,3 1,0 1,0 29526,8 12652,2 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11 54Т 427/11А 800 800 161,3 2373,0 2356,5 0,5 0,5 3,2 3,0 1,4 1,3 40411,1 17315,4 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727А(ВРЕЗ) 573 727/1А 200 200 29,5 119,0 118,9 0,3 0,3 11,7 11,0 1,1 1,1 3054,9 1309,5 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 413/13-9 582 822А/8 150 150 106,2 36,1 36,1 0,5 0,5 4,9 4,6 0,6 0,6 8963,6 3836,9 149,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А9-1 16 613/10А-10 250 250 9,2 137,7 137,1 0,0 0,0 4,9 4,5 0,8 0,8 1077,5 461,8 148,5 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 УШИН.13А 114 133Б/13 200 200 31,6 8,7 8,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3190,2 1388,4 145,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139А 4О 139В 600 600 13,6 1016,9 1012,7 0,0 0,0 2,7 2,5 1,1 1,0 2737,1 1173,0 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/1А 573 720/2А 250 250 77,2 25,7 25,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 9097,3 3895,2 149,5 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/15 4О 610/16 400 400 39,3 461,5 460,7 0,2 0,2 4,6 4,3 1,1 1,0 5880,2 2520,0 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/34А 54Т 427/35 800 800 91,7 1913,7 1903,9 0,2 0,2 2,1 1,9 1,2 1,1 22945,3 9831,6 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/16 4О 610/17 400 400 19,8 461,5 460,7 0,1 0,1 4,6 4,3 1,1 1,0 2956,5 1267,0 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/24 114 120/23А 300 300 137,0 316,4 314,9 1,3 1,3 9,8 9,2 1,4 1,3 17757,7 7609,3 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810 582 810/1Б 200 200 10,7 130,2 130,1 0,2 0,1 14,0 13,2 1,3 1,2 1106,8 474,9 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 138Б/1 4О 138Б 600 600 75,7 1158,2 1153,2 0,3 0,2 3,5 3,2 1,2 1,2 15249,9 6535,4 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б13Б1 114 133Б13Б2 200 200 104,2 97,1 97,1 0,8 0,8 7,8 7,3 0,9 0,9 10695,1 4582,2 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4615 54Т 427/4616 250 250 32,4 217,5 217,3 0,4 0,4 12,1 11,4 1,3 1,3 3782,8 1621,1 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/14 530 339В/14А 300 300 36,2 490,8 490,5 0,9 0,8 23,7 22,2 2,1 2,0 4716,7 2021,4 149,2 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А5А 114 120281А4А 400 400 118,0 621,8 619,2 1,0 0,9 8,4 7,8 1,5 1,4 17737,4 7601,1 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/3 114 133Б/4 300 300 76,5 112,6 112,5 0,1 0,1 1,2 1,2 0,5 0,5 9910,2 4246,2 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725(ВРЕЗ) 573 725/1 250 250 30,5 91,2 91,1 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 3592,6 1541,7 149,6 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 438Б/4 114 120281А8А 500 500 166,9 666,5 663,5 0,5 0,5 3,0 2,8 1,0 1,0 29297,6 12554,6 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 515 550 5П2 1000 1000 686,8 4124,2 4079,3 2,1 1,9 3,0 2,8 1,6 1,5 202378,8 86722,5 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/1А 573 725/1А-1 200 200 34,4 29,3 29,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 3557,1 1527,5 149,4 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331/2 530 331/3 300 300 209,8 81,5 81,3 0,1 0,1 0,7 0,6 0,3 0,3 27361,0 11678,1 149,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 809/14 582 809/13 200 200 19,2 101,6 101,5 0,2 0,2 8,5 8,0 1,0 0,9 1979,0 848,1 148,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 711БВЫХ 573 712 700 700 74,1 2736,2 2090,5 0,6 0,4 8,6 4,7 2,1 1,5 16767,2 7185,8 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/18А 582 813/14-9 300 300 115,2 314,3 313,9 1,1 1,0 9,7 9,1 1,3 1,3 14964,5 6409,8 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/7 123 МИХ14 100 100 18,9 64,7 62,3 2,5 2,2 131,7 114,5 2,5 2,2 1384,8 593,5 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/35 54Т 427/37 800 800 220,8 1913,6 1904,0 0,5 0,4 2,1 1,9 1,2 1,1 55219,9 23663,8 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 135 4О 136 600 600 85,8 1419,0 1412,7 0,4 0,4 5,2 4,8 1,5 1,4 17289,6 7409,6 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/21 54Т 427/22 800 800 118,4 2122,6 2109,6 0,3 0,3 2,6 2,4 1,3 1,2 29633,2 12699,8 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828Б 582 828Б/1 250 250 20,7 129,6 129,2 0,1 0,1 4,3 4,0 0,8 0,7 2429,0 1039,6 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А-3 54Т 427/27А-4 125 125 72,0 67,8 67,8 3,2 3,0 44,8 42,1 1,7 1,6 5861,6 2511,5 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-5 143 413/11-6 200 200 35,4 235,4 235,3 1,6 1,5 45,8 43,0 2,3 2,1 3653,9 1565,9 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/44 54Т 427/46 800 800 515,4 1584,5 1578,3 0,7 0,7 1,4 1,3 1,0 0,9 128794,5 55185,6 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/3 512 122/4 700 700 125,2 857,5 852,8 0,1 0,1 0,8 0,8 0,7 0,6 28218,1 12092,4 149,4 68,8
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 219/1 520 219/2 150 150 40,1 126,5 126,4 2,4 2,3 59,9 56,2 2,2 2,0 3402,1 1457,9 149,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/17 4О 610/18 400 400 28,3 461,5 460,7 0,1 0,1 4,6 4,3 1,1 1,0 4226,7 1811,4 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/9-1А 133 419/9-2 200 200 28,0 56,7 56,7 0,1 0,1 2,7 2,5 0,5 0,5 2875,5 1232,2 147,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13Г 530 339В/14 300 300 33,2 490,8 490,5 0,8 0,7 23,7 22,2 2,1 2,0 4328,8 1855,1 149,2 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/8 54Т 427/9 800 800 278,4 2518,6 2500,6 1,0 0,9 3,6 3,4 1,5 1,4 69770,3 29893,9 149,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 510 #2663 573 АБ22-26 150 150 25,0 26,1 26,1 0,1 0,1 2,6 2,4 0,4 0,4 2119,5 908,2 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814А/3 582 814А/2 150 150 41,5 41,5 41,5 0,3 0,3 6,5 6,1 0,7 0,7 3515,0 1506,1 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 141 4О 142 600 600 76,8 976,8 972,9 0,2 0,2 2,5 2,3 1,0 1,0 15458,6 6624,8 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13В 530 339В/13Г 300 300 25,8 490,8 490,4 0,6 0,6 23,7 22,2 2,1 2,0 3362,5 1441,1 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-2А 582 813/102АГ6 150 150 15,1 94,1 94,0 0,5 0,5 33,1 31,0 1,6 1,5 1268,0 543,4 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/1Б 582 810/1Г 200 200 16,5 130,2 130,1 0,2 0,2 14,0 13,2 1,3 1,2 1711,4 733,4 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-3A 572 703/4-3Б 150 150 37,2 52,1 52,1 0,4 0,4 10,2 9,6 0,9 0,8 3146,4 1348,3 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/8А 4О 143/9А 500 500 38,7 254,9 254,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 6759,8 2896,8 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 138Б 4О 138А 600 600 42,1 1158,2 1153,3 0,1 0,1 3,5 3,2 1,2 1,2 8470,7 3630,2 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/23 54Т 427/27 800 800 447,5 2074,8 2062,6 1,1 1,0 2,5 2,3 1,2 1,2 112006,3 47992,3 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/1Г 582 803/2 300 300 38,5 144,3 144,2 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,6 5022,4 2152,2 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/8 512 122/9 700 700 91,2 804,7 800,9 0,1 0,1 0,7 0,7 0,6 0,6 20540,2 8802,4 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 603(ШО) 232 505/9 250 250 57,1 7,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6686,8 2834,3 149,0 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А5 114 133Б20А6 400 400 77,3 67,4 67,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 11571,3 4956,8 148,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139В 4О 140 600 600 41,9 1016,9 1012,7 0,1 0,1 2,7 2,5 1,1 1,0 8432,7 3613,9 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139Б 4О 139А 600 600 20,3 1016,9 1012,6 0,1 0,1 2,7 2,5 1,1 1,0 4080,9 1748,8 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 136 4О тв-перемич 600 600 6,5 1418,9 1412,8 0,0 0,0 5,2 4,8 1,5 1,4 1316,0 564,0 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/6А-Ш36 582 834/6А 100 100 25,4 8,2 8,2 0,1 0,1 2,1 2,0 0,3 0,3 1825,2 781,7 146,2 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/4 512 122/5 700 700 12,1 857,4 852,9 0,0 0,0 0,8 0,8 0,7 0,6 2720,8 1166,1 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 429 142 429/1 200 200 27,4 74,9 74,8 0,1 0,1 4,6 4,4 0,7 0,7 2828,3 1210,8 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 142 4О 143А 600 600 42,8 976,8 972,9 0,1 0,1 2,5 2,3 1,0 1,0 8609,9 3689,9 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 711Б 711Б 700 700 3,0 2736,2 2090,5 0,0 0,0 8,6 4,7 2,1 1,5 672,3 288,1 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/9 54Т 427/10 800 800 141,6 2509,3 2492,1 0,5 0,5 3,6 3,3 1,5 1,4 35483,8 15206,6 149,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331А/2 530 331А/3 300 300 29,7 271,7 271,4 0,2 0,2 7,3 6,8 1,2 1,1 3874,7 1660,5 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/9А 4О 143/10А 500 500 68,8 254,9 254,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 12028,0 5154,2 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 711Б 573 711БВЫХ 700 700 7,6 2736,2 2090,5 0,1 0,0 8,6 4,7 2,1 1,5 1709,1 732,5 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/5 512 РЕГ 600 600 11,5 857,4 852,9 0,0 0,0 1,9 1,8 0,9 0,9 2321,6 995,0 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 РЕГ НС5 600 600 1,0 856,8 852,3 0,0 0,0 1,9 1,8 0,9 0,9 201,9 86,5 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 МИХ14 123 МИХ16 100 100 42,5 64,7 62,3 5,6 4,9 131,7 114,5 2,5 2,2 3113,8 1334,3 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11А-3 54Т 427/11А-4 200 200 73,7 120,3 120,2 0,9 0,8 12,0 11,2 1,2 1,1 7633,1 3269,7 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4617 54Т 427/4618 250 250 55,7 159,3 159,3 0,4 0,3 6,5 6,1 1,0 0,9 6509,1 2789,4 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 325 573 325/1 300 300 39,9 218,1 218,0 0,2 0,2 4,7 4,4 0,9 0,9 5199,5 2233,7 149,7 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) НС5 512 НС5 600 600 12,2 856,8 852,3 0,0 0,0 1,9 1,8 0,9 0,9 2452,8 1051,2 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 438_ 54Т 439_ 800 800 141,4 3548,1 3531,5 1,0 0,9 7,2 6,7 2,1 2,0 35393,9 15168,4 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 НС5 512 122/7 700 700 238,5 856,8 852,3 0,2 0,2 0,8 0,8 0,7 0,6 53769,9 23040,4 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-2 114 120/18-1 250 250 84,7 69,4 68,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,4 9883,6 4234,2 148,6 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-10 16 613/10А-11 250 250 70,4 137,7 137,1 0,3 0,3 4,9 4,5 0,8 0,8 8208,3 3517,3 148,5 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/11 114 120/111А 200 200 83,3 19,3 19,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8463,4 3619,7 147,4 67,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-7А 114 120/18-7 500 500 56,6 244,1 244,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 9920,5 4251,2 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/3А 582 803/3Б 250 250 69,9 33,2 33,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8178,5 3502,7 149,2 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/22 54Т 427/23 800 800 216,6 2122,5 2109,8 0,6 0,5 2,6 2,4 1,3 1,2 54214,8 23233,3 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-4 будинок житловий 100 100 36,6 14,2 14,2 0,2 0,2 6,3 6,0 0,5 0,5 2682,8 1148,9 148,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/149А 16 613/10А-12 250 250 32,1 61,6 61,3 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 3740,1 1603,0 148,0 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А1А2А 54Т 431А/1А3 300 300 48,5 106,9 106,8 0,1 0,1 1,1 1,1 0,5 0,4 6324,1 2709,2 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О тв-143/10 4О 143/11 400 400 26,8 79,9 79,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4011,3 1718,9 148,3 68,8

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1869



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 438Б/3 114 438Б/4 500 500 140,8 666,5 663,4 0,4 0,4 3,0 2,8 1,0 1,0 24713,7 10590,5 149,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/9 512 122/11 700 700 227,6 804,6 801,0 0,2 0,2 0,7 0,7 0,6 0,6 51269,3 21968,8 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/4 4О 143/8 400 400 68,5 99,5 99,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10257,5 4394,9 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 711А(А) 573 711Б 1000 1000 99,9 2736,4 2090,3 0,1 0,1 1,3 0,7 1,1 0,8 29502,9 12648,5 149,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 810/3 582 810/4 200 200 92,1 88,7 88,6 0,6 0,6 6,5 6,1 0,9 0,8 9547,3 4090,5 149,4 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/23А 114 #2408 200 200 68,6 72,3 72,0 0,3 0,3 4,3 4,0 0,7 0,7 7065,9 3027,5 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828Б/1 142 413/13-11 300 300 73,3 129,6 129,2 0,1 0,1 1,7 1,5 0,6 0,5 9527,8 4082,6 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 #25541 582 818/2 150 150 32,4 95,8 95,8 1,1 1,0 34,3 32,2 1,6 1,5 2748,2 1177,7 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 138А 4О 139 600 600 125,3 1158,1 1153,3 0,4 0,4 3,5 3,2 1,2 1,2 25232,4 10813,3 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1А 582 813/10-1В 200 200 30,8 126,2 126,1 0,4 0,4 13,2 12,3 1,2 1,1 3163,2 1355,6 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А4А 114 120281А3А 400 400 55,0 427,9 425,9 0,2 0,2 4,0 3,7 1,0 1,0 8272,1 3542,7 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 439_ 54Т 439А 800 800 233,8 3548,0 3531,7 1,7 1,6 7,2 6,7 2,1 2,0 58519,3 25078,6 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 441А 114 442 800 800 91,7 3441,9 3427,4 0,6 0,6 6,8 6,3 2,1 1,9 22955,5 9837,0 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 13-3-1 1М 620А/13-3 300 300 36,6 85,6 85,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 4690,5 2009,9 146,8 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13 530 339В/13А 300 300 38,9 490,8 490,4 0,9 0,9 23,7 22,2 2,1 2,0 5066,2 2171,2 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 8287ГРУШ30 582 828/7-КП4 200 200 27,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1867,0 776,4 133,4 16,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-1 16 116/6А-2 150 150 13,6 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 1142,9 488,8 148,4 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/3-НД2 582 810/5-5 150 150 67,0 70,2 70,2 1,2 1,2 18,5 17,3 1,2 1,1 5674,2 2431,3 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-5 54Т /46-5а-6 300 300 52,5 8,9 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6447,1 2757,4 144,4 62,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А(н) 16 Т.А 400 400 33,9 97,0 96,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5081,1 2174,1 148,8 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13Б 530 339В/13В 300 300 14,8 490,8 490,4 0,4 0,3 23,7 22,2 2,1 2,0 1928,7 826,6 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/102АГ6 582 813102АМ19 150 150 24,6 94,1 94,0 0,8 0,8 33,1 31,0 1,6 1,5 2066,6 885,6 148,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б20А 114 133Б/19А 200 200 54,5 15,8 15,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 5529,4 2367,5 146,2 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/25А 1М 620А/25Б 300 300 26,1 32,8 32,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3364,2 1441,4 147,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А5-3 16 613/10А5-4 125 125 46,5 28,3 28,2 0,4 0,3 7,8 7,3 0,7 0,7 3760,1 1612,5 148,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-6 54Т 427/4-9 250 250 84,1 34,5 34,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9901,9 4239,0 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/13 114 133Б/14 200 200 48,7 41,5 41,4 0,1 0,1 1,4 1,3 0,4 0,4 5001,6 2141,5 148,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-5 54Т 427/11-6 250 250 33,7 85,0 85,0 0,1 0,1 1,9 1,7 0,5 0,5 3964,1 1698,7 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/23 4О 610/24 400 400 152,6 175,6 175,1 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 22740,3 9742,5 148,1 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4-ИН22 582 834/4-ИН19 125 125 40,9 35,1 35,1 0,5 0,5 12,0 11,3 0,9 0,8 3310,3 1418,3 148,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-3 54Т 427/42-2 250 250 110,8 27,9 27,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12977,8 5543,9 148,9 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4683 54Т 427/4684 250 250 134,9 130,8 130,7 0,6 0,6 4,4 4,1 0,8 0,8 15788,9 6764,3 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/10 54Т 427/11 800 800 125,9 2509,2 2492,3 0,5 0,4 3,6 3,3 1,5 1,4 31536,3 13515,1 149,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/12 512 122/13 700 700 37,5 650,1 647,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 8443,8 3618,1 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 220/1А 520 220/2А 200 200 173,8 49,4 49,4 0,4 0,3 2,0 1,9 0,5 0,4 18010,5 7711,3 149,6 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 116/6 будинок житловий 1000 1000 26,2 1,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7642,5 3112,2 148,4 65,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 139 4О 139Б 600 600 36,4 1158,1 1153,4 0,1 0,1 3,5 3,2 1,2 1,2 7338,0 3144,8 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4681 ДЗ № 640 Упра освіти Гол 50 50 92,7 8,0 8,0 7,1 6,6 76,3 71,7 1,2 1,2 4924,1 2105,2 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 439А 54Т 440 800 800 111,9 3547,7 3532,0 0,8 0,7 7,2 6,7 2,1 2,0 27993,2 11996,8 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/5А 54Т 432/6 300 300 30,5 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3073,9 1310,4 119,1 51,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 533 Вузол109 1000 1000 956,0 3939,9 3903,2 2,6 2,4 2,7 2,5 1,5 1,4 281567,5 120632,8 149,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30-1 4О 143/30-2 150 150 29,5 33,1 33,1 0,1 0,1 4,1 3,9 0,6 0,5 2474,3 1060,2 147,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А6А 114 120281А5А 400 400 124,5 621,8 619,1 1,0 1,0 8,4 7,8 1,5 1,4 18711,0 8016,6 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813102АМ19 582 813/10-3 150 150 78,8 94,1 94,0 2,6 2,4 33,1 31,0 1,6 1,5 6618,3 2835,9 148,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4 54Т 427/4-2 400 400 101,4 431,3 430,7 0,4 0,4 4,0 3,8 1,0 1,0 15270,5 6558,3 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1А1 54Т 431А/1А2 300 300 55,4 131,2 131,1 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 7230,1 3098,2 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 442 114 443 800 800 129,8 3441,8 3427,5 0,9 0,8 6,8 6,3 2,1 1,9 32481,4 13920,3 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/4-2 16 610/4-3 250 250 116,3 54,4 54,1 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 13536,7 5797,6 148,1 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6 4О 133/6-1 200 200 87,8 138,9 138,8 1,4 1,3 15,9 15,0 1,3 1,3 9049,4 3875,8 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/12А-2 582 813/12А-3 200 200 60,8 32,2 32,2 0,1 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 6235,8 2671,1 147,9 68,9

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1870



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А 54Т 427/34А 800 800 389,4 2006,3 1995,5 0,9 0,8 2,3 2,1 1,2 1,1 97435,0 41749,2 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-11 16 613/10А-12 250 250 13,0 137,7 137,1 0,1 0,1 4,9 4,5 0,8 0,8 1520,4 651,2 148,4 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #381 1М 1(отБ) 1000 1000 89,9 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26231,7 11242,2 147,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 706/2 Будів об’єкту  громадськ 70 70 285,6 2,1 2,0 0,2 0,2 0,9 0,8 0,2 0,2 17533,5 7075,1 149,4 65,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/8 530 339В/9 350 350 116,1 490,9 490,3 1,2 1,1 10,6 9,9 1,5 1,4 16742,0 7174,5 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/1 142 422КУ11/19 250 250 16,7 56,0 55,9 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 1945,0 833,5 148,0 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/41 54Т 427/42 800 800 116,8 1853,0 1845,1 0,2 0,2 2,0 1,8 1,1 1,0 29189,5 12509,3 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/19 4О 133/18 700 700 58,3 266,3 265,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 13078,6 5604,4 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 404 133 УТ5 400 400 258,7 285,4 92,3 0,5 0,0 1,8 0,2 0,7 0,2 38938,0 16687,7 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 331 530 331А/2 300 300 41,6 271,7 271,4 0,3 0,3 7,3 6,8 1,2 1,1 5415,5 2323,1 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/7 582 828/8 200 200 56,8 27,5 27,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 5858,2 2487,2 148,9 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4682 54Т 427/4683 250 250 46,6 139,6 139,5 0,2 0,2 5,0 4,7 0,9 0,8 5458,4 2338,2 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/13А 530 339В/13Б 300 300 21,2 490,8 490,4 0,5 0,5 23,7 22,2 2,1 2,0 2766,2 1185,5 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 5П2 550 525 1000 1000 705,6 4122,9 4080,6 2,1 2,0 3,0 2,8 1,6 1,5 207891,8 89084,6 149,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/23А 114 120/23 300 300 55,0 316,4 314,9 0,5 0,5 9,8 9,2 1,4 1,3 7129,2 3055,2 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/13А 114 120/12В 400 400 102,6 84,3 82,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 15197,3 6510,0 147,9 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347К 133 347/1АК 200 200 11,1 68,3 67,1 0,0 0,0 3,9 3,5 0,7 0,6 1141,8 488,8 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 440 54Т 441 800 800 265,9 3547,6 3532,1 1,9 1,8 7,2 6,7 2,1 2,0 66539,1 28515,3 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А3А 114 120281А2А 400 400 52,2 427,9 425,9 0,2 0,2 4,0 3,7 1,0 1,0 7839,7 3359,7 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1В 582 813/10-1Г 200 200 21,9 126,2 126,1 0,3 0,3 13,2 12,3 1,2 1,1 2253,1 965,6 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/13 512 122/14 700 700 93,5 650,0 647,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 21061,6 9025,6 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 803/9 582 803/9А 200 200 47,5 33,2 33,2 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4872,9 2087,5 147,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/1АК 133 347/1А2К 200 200 34,7 68,3 67,1 0,1 0,1 3,9 3,5 0,7 0,6 3566,3 1527,7 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/6-2 582 809/6-2а 250 250 28,8 77,1 77,1 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,4 3386,4 1451,1 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/8А 143 419/9 300 300 60,5 56,7 56,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7818,7 3349,6 148,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 МИХ16 123 242/6 150 150 42,5 64,7 62,3 0,7 0,6 15,7 13,6 1,1 1,0 3567,6 1528,7 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/6А 142 422/7 200 200 5,4 8,3 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 541,7 232,1 146,8 66,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608Б 16 608Б/1 150 150 119,0 51,9 51,9 1,2 1,1 10,1 9,5 0,9 0,8 10026,9 4300,9 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4686 54Т 427/4623 150 150 90,0 44,2 44,2 0,7 0,6 7,3 6,9 0,8 0,7 7557,5 3233,8 148,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/8 582 #25623 400 400 63,1 280,1 279,7 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 9444,1 4047,1 148,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/20 541 418А/22 1000 1000 296,9 3034,7 3009,4 0,5 0,4 1,6 1,5 1,2 1,1 138405,7 86807,9 149,5 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/23 1М 620А/23А 200 200 34,0 84,9 84,8 0,2 0,2 6,0 5,6 0,8 0,8 3487,8 1494,6 147,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/8А 123 КОСТ17 100 100 26,6 31,1 33,5 0,8 0,9 30,4 33,2 1,2 1,2 1936,1 829,6 147,6 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/7 572 701/7-1 200 200 36,4 45,2 45,1 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 3775,1 1616,5 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/28-1 114 120/28-2 200 200 45,3 48,5 48,5 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 4668,7 2000,4 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-12 16 613/10А-15 300 300 328,7 199,2 198,3 1,3 1,2 3,9 3,6 0,9 0,8 42382,6 18153,5 148,3 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/23 541 СТ.140 1000 1000 632,4 3033,5 3010,7 1,0 1,0 1,6 1,5 1,2 1,1 294617,8 185108,4 149,4 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4621 СШ №260 Упра освіти Голо 80 80 92,7 7,7 7,7 0,6 0,5 5,9 5,6 0,5 0,4 6056,2 2587,1 147,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 714д 573 715А(ВРЕЗ) 700 700 89,5 2718,8 2074,1 0,8 0,4 8,5 4,6 2,1 1,5 20261,0 8683,2 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 208 520 208/1 100 100 88,0 3,8 3,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 0,1 6511,6 2750,7 149,9 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч КТЭБ 114 Б2а-3(НС) 150 150 25,9 58,1 58,1 0,3 0,3 12,6 11,9 1,0 0,9 2193,5 940,0 149,3 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 ЛАС5 582 814А/3 150 150 17,8 41,5 41,5 0,1 0,1 6,5 6,1 0,7 0,7 1507,6 646,0 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А2А 114 120281А1А 400 400 171,6 427,9 426,0 0,7 0,6 4,0 3,7 1,0 1,0 25775,0 11044,6 149,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18 114 120/17 400 400 59,2 84,3 82,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 8841,0 3761,3 148,5 66,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 701/2 572 701/3 300 300 129,3 225,8 225,5 0,6 0,6 5,0 4,7 1,0 0,9 16875,7 7227,1 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/14 512 122/17 700 700 146,0 650,0 647,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 32869,7 14085,1 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/7 142 422/7А 200 200 24,9 8,3 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2511,2 1075,3 146,8 67,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/5 114 133Б/6 300 300 48,9 84,3 84,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 6335,3 2714,6 148,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1Г 582 813/10-1Д 200 200 30,0 126,2 126,1 0,4 0,4 13,2 12,3 1,2 1,1 3081,7 1320,7 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 5П3 54Т 427/8 800 800 220,6 2627,3 2608,9 0,9 0,8 3,9 3,6 1,6 1,5 55299,1 23694,8 149,6 68,8
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 Пуш.21 133 Пуш.23 125 125 65,7 28,8 28,8 0,5 0,5 8,1 7,6 0,7 0,7 5348,8 2291,4 149,0 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/5 582 828/6 300 300 61,6 147,6 147,4 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,6 7990,4 3424,0 149,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 441 114 441А 800 800 122,4 3547,3 3532,5 0,9 0,8 7,2 6,7 2,1 2,0 30636,4 13129,6 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/2 582 816/3 200 200 15,7 70,2 70,2 0,1 0,1 4,1 3,8 0,7 0,6 1619,6 694,1 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/11 4О 143/12 400 400 49,4 79,9 79,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7387,2 3165,1 148,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-2 572 703/4-3 150 150 32,9 52,1 52,1 0,3 0,3 10,2 9,6 0,9 0,8 2787,8 1194,6 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 431А/1А 54Т 431А/1А1 300 300 25,8 131,2 131,1 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 3364,9 1441,4 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/27 582 813/8 400 400 22,5 280,1 279,7 0,0 0,0 1,7 1,6 0,7 0,6 3370,3 1444,4 148,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27 54Т 427/27А 800 800 118,7 2074,3 2063,1 0,3 0,3 2,5 2,3 1,2 1,2 29707,1 12731,1 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/9-1 143 419/9-1А 200 200 26,8 56,7 56,7 0,1 0,1 2,7 2,5 0,5 0,5 2748,6 1177,8 147,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 529 550 532 1000 1000 301,4 4048,9 4010,8 0,9 0,8 2,9 2,7 1,6 1,4 88778,7 38042,5 149,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 527 550 529 1000 1000 362,8 4121,6 4082,0 1,1 1,0 3,0 2,8 1,6 1,5 106876,4 45801,0 149,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/24 512 122/26 700 700 150,8 280,3 279,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 33880,6 14515,5 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 УТ5 133 УТ4 400 400 5,2 285,4 92,2 0,0 0,0 1,8 0,2 0,7 0,2 781,6 335,0 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 432/5 54Т 432/5А 300 300 29,4 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2969,2 1266,1 120,6 51,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-1Д 582 813/10-1Е 200 200 21,5 126,2 126,1 0,3 0,3 13,2 12,3 1,2 1,1 2205,6 945,2 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/21 114 120/20 300 300 75,6 152,3 150,9 0,2 0,2 2,3 2,1 0,7 0,6 9786,3 4185,1 148,7 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 431А/1 54Т 431А/2 300 300 89,5 84,6 84,6 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 11686,0 5006,5 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813 582 813/1а 400 400 38,1 50,6 50,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5743,7 2457,1 149,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815/1 582 815/1с 150 150 112,4 118,2 118,2 5,9 5,5 52,3 49,1 2,0 1,9 9542,8 4088,9 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-8 54Т 427/46-9 500 500 89,7 495,3 494,5 0,1 0,1 1,7 1,5 0,8 0,7 15697,8 6725,9 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/11 512 122/12 700 700 79,2 804,4 801,2 0,1 0,1 0,7 0,7 0,6 0,6 17836,9 7643,9 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 520 219 520 219/1 200 200 48,6 126,5 126,4 0,6 0,6 13,2 12,4 1,2 1,1 5040,3 2162,4 149,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/3 582 #2944 200 200 10,6 70,2 70,2 0,0 0,0 4,1 3,8 0,7 0,6 1096,9 470,1 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20-1 4О 613/20-1А 250 250 21,6 31,6 31,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 2511,9 1076,3 147,8 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/20 1М 620А/21 400 400 26,3 130,0 129,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 3927,9 1686,0 148,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/23А 1М #544 200 200 24,1 84,9 84,9 0,1 0,1 6,0 5,6 0,8 0,8 2473,3 1059,9 147,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/18 4О 133/17 700 700 66,2 266,3 265,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 14863,0 6368,9 148,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/9 582 813/10 350 350 111,9 259,5 259,3 0,3 0,3 2,9 2,8 0,8 0,8 16030,1 6868,9 148,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 Т.А 16 620А/1 200 200 92,7 97,0 96,8 0,7 0,7 7,8 7,3 0,9 0,9 9512,1 4075,5 148,7 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133 4О 133А 600 600 21,2 1,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4264,3 1512,4 149,1 36,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13-3 1М 13-4 300 300 101,3 85,6 85,5 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 12963,4 5553,5 146,7 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 5П3 54Т 427/7 800 800 164,6 1310,3 1296,8 0,2 0,1 1,0 0,9 0,8 0,7 41245,0 17680,1 149,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/25 114 133Б/13 200 200 47,4 72,3 72,0 0,2 0,2 4,3 4,0 0,7 0,7 4879,5 2086,8 148,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #2944 582 816/3-НД1 200 200 12,4 70,2 70,2 0,1 0,0 4,1 3,8 0,7 0,6 1278,0 547,7 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 116/6А-2 16 116/6А-3 150 150 60,6 16,7 16,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 5082,4 2176,4 148,3 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-5 54Т БН21 200 200 121,6 59,1 59,1 0,4 0,3 2,9 2,7 0,6 0,5 12572,1 5385,0 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-32 54Т 427/4-33 200 200 79,2 42,9 42,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 8186,5 3506,7 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-3 54Т 427/4-4 400 400 354,3 308,3 307,9 0,7 0,7 2,1 1,9 0,7 0,7 53441,9 22894,1 149,5 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 525 550 527 700 700 104,8 4121,7 4081,9 2,0 1,9 19,5 18,0 3,2 3,0 23658,3 10139,1 149,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 413/13-11 142 #3268 300 300 77,2 129,6 129,3 0,1 0,1 1,7 1,5 0,6 0,5 10028,6 4297,1 149,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #606 будинок житловий 100 100 12,4 5,4 5,4 0,0 0,0 0,9 0,9 0,2 0,2 909,5 390,4 148,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 618 16 618А 200 200 8,0 34,3 34,3 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 822,0 353,6 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-7А 143 М12/1 300 300 28,7 21,2 21,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3724,0 1589,0 148,7 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 608Б/1 16 608Б/2 150 150 143,3 37,4 37,4 0,8 0,7 5,2 4,9 0,6 0,6 12082,9 5170,1 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/6-3 4О 133/6-3А 250 250 129,2 50,2 50,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 15138,3 6477,1 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-6 143 413/11-7 200 200 51,6 235,4 235,3 2,4 2,2 45,8 43,0 2,3 2,1 5329,1 2283,8 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-15 адміністративна будівля 80 80 49,9 13,5 13,5 0,9 0,9 18,6 17,5 0,8 0,8 3261,1 1399,8 148,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/2-1 512 122/2-2 250 250 170,3 87,1 86,8 0,3 0,3 1,9 1,8 0,5 0,5 19988,1 8561,1 149,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 550 532 550 533 1000 1000 86,7 4048,4 4011,3 0,3 0,2 2,9 2,7 1,6 1,4 25522,0 10937,8 149,7 68,8
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 500 200 1400 1400 27,3 22624,0 22413,8 0,4 0,4 15,5 14,2 4,4 4,1 10033,4 4300,0 150,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/17 114 120/16 400 400 80,2 84,3 82,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 11898,1 5097,3 148,4 67,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) Вузол109 54Т 5П3 1000 1000 330,1 3938,2 3905,0 0,9 0,8 2,7 2,5 1,5 1,4 97183,1 41647,2 149,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719/1А 573 719/2А 250 250 126,8 66,3 66,2 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4 14910,2 6386,2 149,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/1А2К 133 347/1А2АК 200 200 14,7 87,2 84,7 0,1 0,1 6,3 5,6 0,8 0,8 1513,0 648,4 148,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-6 54Т /46-5а-7 300 300 7,5 8,9 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 914,9 392,0 143,7 62,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/14А 114 133Б/14А1А 150 150 36,7 12,8 12,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 3079,1 1320,7 148,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/3К 123 242/8А 125 125 13,3 31,1 33,5 0,1 0,1 9,4 10,3 0,8 0,8 1072,1 459,4 147,6 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-3 582 813102АМ15 150 150 60,0 94,1 94,0 2,0 1,9 33,1 31,0 1,6 1,5 5038,8 2159,2 148,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 #25623 582 813/9 400 400 60,2 259,5 259,2 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 9020,9 3865,3 148,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б13Б2 114 133Б15А1 200 200 40,6 97,1 97,1 0,3 0,3 7,8 7,3 0,9 0,9 4172,1 1787,8 148,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-9 54Т 427/4610 500 500 122,6 495,2 494,5 0,2 0,2 1,7 1,5 0,8 0,7 21444,5 9189,4 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/9 54Т 427/9-1 100 100 18,9 8,9 8,9 0,0 0,0 2,5 2,4 0,3 0,3 1396,0 599,7 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/46-5а 54Т 427/46-8 500 500 215,6 708,1 707,0 0,7 0,7 3,4 3,2 1,1 1,0 37715,4 16169,6 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315КПАВ 133 315/2К 200 200 72,9 172,3 113,4 1,8 0,7 24,6 10,0 1,7 1,0 7523,5 3224,4 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/12 4О 133/11 600 600 52,0 148,3 148,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 10412,3 4461,6 147,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 725/4 510 #2663 150 150 26,2 26,1 26,1 0,1 0,1 2,6 2,4 0,4 0,4 2220,0 951,2 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 726 573 727(ВРЕЗ) 700 700 52,3 1644,1 1003,0 0,2 0,1 3,1 1,1 1,3 0,7 11829,8 5069,9 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 347/4К 133 347/3К 400 400 20,1 31,2 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2985,0 1279,0 147,7 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 712 573 712Б 700 700 94,7 2736,2 2090,6 0,8 0,4 8,6 4,7 2,1 1,5 21441,4 9189,0 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/10А 4О 143/34 400 400 99,2 115,7 115,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 14843,0 6343,5 148,4 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 #2408 114 133Б/24 200 200 74,0 72,3 72,0 0,3 0,3 4,3 4,0 0,7 0,7 7622,0 3265,7 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143/30-2 4О 143/30-3 150 150 57,6 33,1 33,1 0,2 0,2 4,1 3,9 0,6 0,5 4836,0 2071,8 147,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727А(ВРЕЗ) 573 728 700 700 122,2 1525,1 884,1 0,3 0,1 2,7 0,8 1,2 0,7 27632,8 11842,0 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4-ИН19 582 834/4ИН19П 200 200 12,6 35,1 35,1 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 1295,9 555,3 148,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/13 адміністративна будівля 100 100 74,5 14,7 14,7 0,5 0,5 6,8 6,4 0,6 0,5 5416,9 2321,8 147,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120281А1А 114 120/281А 400 400 96,0 427,8 426,0 0,4 0,4 4,0 3,7 1,0 1,0 14410,2 6175,3 149,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 613/10А-15 16 620А/10-2 300 300 30,3 185,7 184,8 0,1 0,1 3,4 3,2 0,8 0,7 3903,0 1672,3 148,0 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/27А-2 54Т 427/27А-3 150 150 59,1 67,8 67,8 1,0 1,0 17,2 16,2 1,2 1,1 4999,5 2142,2 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 133/1 торгівельні заклади ТОВ "АТБ-м 100 100 74,3 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4188,1 1763,8 118,1 52,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 719А(ВРЕЗ) 573 719/1А 250 250 83,1 66,3 66,2 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4 9790,1 4185,5 149,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 144 4О 145 600 600 167,3 393,9 391,9 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 33680,3 14427,6 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14 54Т 427/14-1 300 300 45,2 53,4 53,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5872,0 2517,0 149,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/12 530 339В/13 400 400 123,3 490,8 490,4 0,6 0,6 5,2 4,9 1,2 1,1 18585,0 7964,2 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 УТ4 133 УТ3 400 400 13,3 285,4 92,2 0,0 0,0 1,8 0,2 0,7 0,2 2002,1 858,1 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/21 1М 620А/22 300 300 41,1 130,0 129,9 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 5311,0 2275,9 148,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/5 510 809/5а 300 300 40,5 77,6 77,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 5264,5 2251,6 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 723/2-4 573 723/2-5 150 150 23,4 37,9 37,9 0,1 0,1 5,4 5,1 0,6 0,6 1975,2 846,4 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 610/24 4О 610/25 400 400 176,1 175,6 175,1 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 26233,6 11238,4 147,9 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 712Б 573 713 700 700 109,2 2736,1 2090,7 0,9 0,5 8,6 4,7 2,1 1,5 24709,8 10589,7 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 232 512/21 533 #2219 150 150 31,1 10,8 10,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2601,1 1114,0 147,6 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/20 114 120/19 300 300 71,0 152,3 150,9 0,2 0,2 2,3 2,1 0,7 0,6 9167,1 3928,1 148,6 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/11-4 54Т 427/11-5 250 250 47,0 85,0 85,0 0,1 0,1 1,9 1,7 0,5 0,5 5535,1 2371,8 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4612 54Т 427/4614 400 400 111,0 296,0 295,8 0,2 0,2 1,9 1,8 0,7 0,7 16623,0 7121,8 148,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т /46-5а-7 54Т /46-5а-8 300 300 52,6 8,9 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6440,7 2754,6 143,6 62,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #544 1М 620А/24 300 300 36,2 84,9 84,9 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 4668,7 2000,6 147,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/17 512 122/18 700 700 56,9 649,8 647,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 12817,0 5492,7 149,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 583 807/3 583 807/3А 200 200 34,3 161,8 161,8 0,7 0,7 21,6 20,3 1,6 1,5 3561,9 1526,4 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 318К 133 319К 400 400 48,6 39,3 52,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 7286,8 3122,9 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 438Б/2 114 438Б/3 500 500 183,7 666,6 663,4 0,6 0,5 3,0 2,8 1,0 1,0 32253,8 13817,5 149,4 68,9
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 727(ВРЕЗ) 573 727А(ВРЕЗ) 700 700 2,3 1644,1 1003,0 0,0 0,0 3,1 1,1 1,3 0,7 508,8 218,1 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713а 573 714д 700 700 163,6 2718,9 2073,9 1,4 0,8 8,5 4,6 2,1 1,5 37027,2 15868,8 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #599 адміністративна будівля 50 50 51,5 2,1 2,1 0,3 0,2 5,1 4,8 0,3 0,3 2675,4 1142,5 146,2 67,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А-2 114 133Б15А-3 200 200 75,7 97,1 97,1 0,6 0,6 7,8 7,3 0,9 0,9 7769,4 3329,0 148,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М 620А/20 1М 620А/19 300 300 51,6 115,4 114,8 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 6660,0 2851,5 148,2 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б15А1 114 133Б15А-2 200 200 88,7 97,1 97,1 0,7 0,7 7,8 7,3 0,9 0,9 9108,9 3902,8 148,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 533 512/20-1 533 512/20-2 150 150 34,5 14,3 14,3 0,0 0,0 0,8 0,7 0,2 0,2 2894,0 1239,6 148,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 610/2Б адміністративна будівля 80 80 89,0 9,7 9,7 0,8 0,8 9,5 9,0 0,6 0,5 5840,0 2501,9 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 541 418А/22 541 418А/23 1000 1000 409,5 3034,2 3009,9 0,7 0,6 1,6 1,5 1,2 1,1 190832,7 119774,7 149,5 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 715/5А 573 715/7А 200 200 95,3 17,7 17,7 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 9812,4 4199,1 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 УТ3 133 УТ2 400 400 5,0 285,4 92,2 0,0 0,0 1,8 0,2 0,7 0,2 751,5 322,1 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/4ИН19П 582 834/5 100 100 21,5 35,1 35,1 0,8 0,8 38,7 36,3 1,3 1,3 1574,5 674,7 148,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/11 530 339В/12 400 400 41,8 490,8 490,4 0,2 0,2 5,2 4,9 1,2 1,1 6295,7 2698,1 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 АНТОН19 114 #2367 200 200 101,4 6,7 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10211,3 4357,4 146,0 67,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 731а 573 731АПЕР 700 700 47,8 1280,3 512,9 0,1 0,0 1,9 0,3 1,0 0,4 10805,9 4631,1 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 818/1 583 #25541 150 150 47,7 95,8 95,8 1,6 1,5 34,3 32,2 1,6 1,5 4045,6 1733,6 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/14 114 133Б/15 200 200 70,7 41,5 41,4 0,1 0,1 1,4 1,3 0,4 0,4 7256,7 3108,6 148,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/14-1 54Т 427/14-2 300 300 38,5 53,4 53,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5008,6 2146,0 149,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 731Б(ВРЕЗ) 573 731Б 200 200 14,9 227,6 513,2 0,6 3,0 42,8 204,3 2,2 4,6 1545,7 662,4 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813102АМ15 582 813/10-4 150 150 40,5 94,1 94,0 1,3 1,3 33,1 31,0 1,6 1,5 3401,2 1457,5 147,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/115Б 114 120/115А 400 400 54,4 99,9 100,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8165,5 3498,7 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703Б/3А 572 703Б/4А 300 300 53,0 53,7 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6880,5 2947,8 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/14 114 120/13А 400 400 24,3 84,3 82,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 3598,6 1542,1 148,0 67,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/18-1 114 120/18 250 250 77,4 69,4 69,0 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,4 9030,5 3870,4 148,5 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-4А 582 813/10-5 125 125 137,3 70,7 70,6 6,7 6,3 48,7 45,6 1,7 1,6 11090,6 4750,6 147,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 123 242/5А 123 242/4А 150 150 67,0 11,8 14,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,2 0,2 5576,6 2386,5 146,7 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416 143 416/1А 400 400 113,2 290,1 291,9 0,2 0,2 1,8 1,7 0,7 0,7 17003,8 7282,4 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/16 114 120/15 300 300 91,1 84,3 82,6 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,3 11676,2 5002,2 148,2 67,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4611 54Т 427/4612 400 400 89,8 376,4 376,0 0,3 0,3 3,1 2,9 0,9 0,8 13446,0 5763,7 148,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 731Б 133 315/10К 200 200 21,0 227,6 513,2 0,9 4,3 42,8 204,3 2,2 4,6 2171,0 930,4 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Ч 438Б/2 54Ч КТЭБ 250 250 20,8 58,1 58,1 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,3 2444,2 1050,7 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 143А 4О 144 600 600 165,1 433,6 431,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 33246,8 14250,6 148,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 572 703/4-3 572 703/4-3A 150 150 59,4 52,1 52,1 0,6 0,6 10,2 9,6 0,9 0,8 5029,5 2155,0 149,2 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/9 530 339В/10 400 400 65,4 490,9 490,4 0,3 0,3 5,2 4,9 1,2 1,1 9853,3 4222,6 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/3 582 828/4 300 300 71,8 147,6 147,4 0,2 0,1 2,1 2,0 0,6 0,6 9328,1 3993,9 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/11-7 143 413/11-8 200 200 93,1 235,4 235,3 4,3 4,0 45,8 43,0 2,3 2,1 9617,9 4121,5 149,0 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4-2 54Т 427/4-3 400 400 54,4 373,3 372,8 0,2 0,2 3,0 2,8 0,9 0,8 8205,0 3515,4 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 11 605а 16 КРП 80 80 32,2 3,9 3,9 0,1 0,0 1,6 1,5 0,2 0,2 2111,8 896,8 149,0 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 #3268 142 413/13-9 300 300 63,8 129,6 129,3 0,1 0,1 1,7 1,5 0,6 0,5 8278,6 3547,4 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/14Б 114 133Б15А 400 400 46,6 47,8 48,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 6958,7 2977,5 148,0 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 720/7А 573 720/9А 200 200 82,9 13,7 13,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 8473,7 3625,5 147,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4611 тов 400 400 217,8 13,1 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32621,1 13771,3 148,6 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 315/10К 133 315/9К 250 250 39,4 227,6 513,2 0,5 2,5 13,3 63,3 1,4 3,0 4641,7 1989,2 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 731АПЕР 573 731Б(ВРЕЗ) 700 700 5,8 1280,2 513,0 0,0 0,0 1,9 0,3 1,0 0,4 1299,6 557,0 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 416/1А 143 416/1 400 400 54,0 290,1 291,9 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,7 8105,9 3473,7 148,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/24 114 133Б/25 200 200 41,3 72,3 72,0 0,2 0,2 4,3 4,0 0,7 0,7 4248,4 1820,4 148,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/19 114 120/18 300 300 67,8 152,3 150,9 0,2 0,1 2,3 2,1 0,7 0,6 8758,8 3752,5 148,6 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 145 О14 1П2 600 600 199,3 393,8 392,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 40105,5 17183,4 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/15 114 120/14 400 400 51,2 84,3 82,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 7587,3 3250,9 148,1 67,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 133 УТ2 133 315КПАВ 400 400 3,5 285,4 92,2 0,0 0,0 1,8 0,2 0,7 0,2 530,5 227,4 149,2 68,9
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 530 339В/10 530 339В/11 400 400 10,2 490,8 490,4 0,1 0,1 5,2 4,9 1,2 1,1 1531,4 656,3 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/1а Вузол 400 400 70,6 50,5 50,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10628,4 4552,5 149,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 834/5 142 429/5-1 200 200 191,1 35,1 35,1 0,2 0,2 1,0 1,0 0,3 0,3 19635,8 8421,0 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 728 573 729Б 700 700 98,4 1525,0 884,2 0,3 0,1 2,7 0,8 1,2 0,7 22240,3 9531,4 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 815 582 815/1 200 200 27,6 118,2 118,2 0,3 0,3 11,6 10,8 1,1 1,1 2854,8 1226,0 149,6 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 #596 будинок житловий 100 100 60,0 7,5 7,5 0,1 0,1 1,8 1,7 0,3 0,3 4376,5 1870,7 147,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 120/281А 114 120/28-1 200 200 38,1 48,5 48,5 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 3927,0 1682,8 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 809/6-2а 582 809/6-2Б 250 250 45,5 77,1 77,1 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,4 5346,1 2290,8 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/10-2 16 620а/10-1 300 300 90,2 185,6 184,8 0,3 0,3 3,4 3,2 0,8 0,7 11625,3 4981,4 148,0 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 512 122/26 512 122/27 700 700 76,6 280,2 279,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 17200,9 7370,6 148,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 114 133Б/20А 114 133Б/20 250 250 59,0 27,2 27,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6922,1 2966,2 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 828/4 582 828/5 300 300 40,3 147,6 147,4 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,6 5232,7 2242,4 149,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 1М #270 1М 116/1 150 150 63,4 8,9 8,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 5200,0 2225,0 144,9 67,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 413/13-4 143 413/13-5 300 300 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 875,8 375,3 88,9 43,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 573 713 573 713а 700 700 102,5 2727,2 2082,0 0,9 0,5 8,6 4,7 2,1 1,5 23206,3 9945,4 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 142 422/7А 582 834/6А-Ш36 200 200 23,3 8,3 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2356,6 1009,2 146,5 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 813/10-4 582 813/10-4А 125 125 39,9 94,1 94,0 3,4 3,2 86,1 80,7 2,3 2,2 3221,3 1380,4 147,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4622 СШ №227 Упра освіти Голо 80 80 68,9 7,9 7,9 0,4 0,4 6,3 5,9 0,5 0,4 4497,3 1921,2 147,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 816/3-НД1 582 816/3-НД2 200 200 49,8 70,2 70,2 0,2 0,2 4,1 3,8 0,7 0,6 5155,1 2208,9 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 814а/4 582 ЛАС5 150 150 32,9 41,5 41,5 0,2 0,2 6,5 6,1 0,7 0,7 2782,8 1192,4 149,2 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 4О 613/20-1А 4О 613/20-2 200 200 58,8 31,6 31,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 6011,6 2575,1 147,7 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 54Т 427/4623 54Т БН77 150 150 21,2 74,0 74,0 0,4 0,4 20,5 19,3 1,3 1,2 1778,4 762,1 147,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 16 620А/1 16 620А/2 200 200 159,0 97,0 96,8 1,2 1,2 7,8 7,3 0,9 0,9 16314,6 6988,8 148,6 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 805 583 805/1 200 200 137,7 58,2 58,1 0,4 0,4 2,8 2,6 0,6 0,5 14271,3 6123,0 149,7 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 582 822А/8 582 822А/7 150 150 103,6 36,1 36,1 0,5 0,5 4,9 4,6 0,6 0,6 8736,1 3741,6 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 2,3,4,5) 143 419/9 143 419/9-1 300 300 27,6 56,7 56,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3557,9 1524,6 148,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/24 26 624/25 150 150 50,9 58,7 58,7 0,7 0,6 12,9 12,1 1,0 0,9 4278,4 1833,3 148,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-3 56 610/18-4 250 250 95,8 169,6 169,5 0,7 0,7 7,4 6,9 1,0 1,0 11280,8 4833,8 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-2 26 НС8ВХ 300 300 48,2 491,4 491,0 1,1 1,1 23,7 22,2 2,1 2,0 6250,5 2678,7 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-2 56 СЭВС-25/9 150 150 59,4 62,6 62,6 0,9 0,8 14,7 13,8 1,1 1,0 5026,1 2158,1 149,4 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 #332 ТОВ Ковальська-Житлосервіс 150 150 52,4 56,0 56,0 0,6 0,6 11,8 11,0 1,0 0,9 4448,7 1906,2 149,4 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-6Б 26 628/3-6Б-1 150 150 73,4 71,8 71,8 1,4 1,3 19,3 18,1 1,2 1,2 6194,6 2659,7 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3-1 26 ЦТПСер15/1 100 100 30,8 30,2 30,2 0,9 0,8 28,7 27,0 1,2 1,1 2267,7 972,3 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 14 56 УТ 15 1200 1200 78,0 4757,0 4716,2 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 36403,5 22935,8 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 626 26 625 800 800 292,8 1114,1 1111,4 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,6 73237,6 31382,0 149,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/26-1 56 610/26-2 150 150 63,6 60,4 60,4 0,9 0,8 13,7 12,9 1,0 1,0 5377,1 2303,9 149,0 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 16 56 УТ 17 1200 1200 90,9 4756,6 4716,6 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 42447,4 26749,4 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 13 56 УТ 14 1200 1200 73,1 4757,2 4716,0 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 34135,2 21504,7 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12 26 #54 150 150 51,1 42,9 42,9 0,4 0,3 6,9 6,5 0,7 0,7 4292,7 1841,5 148,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56П 244/6 56 244/7 400 400 130,7 54,9 54,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 19581,1 8383,8 148,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/14 26 629/15 200 200 50,3 132,9 132,8 0,7 0,7 14,6 13,7 1,3 1,2 5172,5 2216,6 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/9 26 625/9А 300 300 71,3 234,7 234,5 0,4 0,4 5,4 5,1 1,0 0,9 9239,3 3957,6 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/17 56 610/18 400 400 66,7 682,7 682,0 0,7 0,6 10,1 9,5 1,6 1,5 10055,7 4309,4 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/23 56 610/24 400 400 48,6 414,3 414,0 0,2 0,2 3,7 3,5 1,0 0,9 7322,8 3138,2 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/14 26 624/15 200 200 33,6 87,3 87,3 0,2 0,2 6,3 5,9 0,8 0,8 3449,1 1478,0 148,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 245В 56 246 400 400 111,3 274,8 274,0 0,2 0,2 1,6 1,5 0,7 0,6 16695,2 7153,9 148,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ПАВ611_230 56 612 1000 1000 295,1 620,3 614,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 86908,8 37221,5 149,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629 26 628 800 800 295,9 1980,1 1973,8 0,7 0,6 2,2 2,1 1,2 1,1 74076,0 31736,9 149,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 12 56 УТ 13 1200 1200 80,5 4757,4 4715,7 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 37579,0 23671,9 149,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А 26 628/10А-1 200 200 121,3 124,0 123,8 1,5 1,4 12,7 11,9 1,2 1,1 12503,9 5355,9 148,9 68,9

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1875



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/22 56 610/23 400 400 41,5 414,4 413,9 0,2 0,1 3,7 3,5 1,0 0,9 6257,6 2681,7 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-22 56 610/7-21 300 300 116,7 12,3 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 15003,7 6366,8 147,7 67,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А 26 628/10Б 300 300 9,9 130,9 130,7 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 1288,1 551,9 148,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10Б 26 628/11 300 300 71,6 130,9 130,7 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 9288,9 3980,2 148,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-1 26 624/3-2 300 300 65,2 491,5 491,0 1,5 1,4 23,7 22,2 2,1 2,0 8445,5 3619,3 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 11 56 УС-0 1200 1200 47,9 4757,8 4715,3 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 22364,5 14084,8 149,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЭВС-29/10 56 СЕВС-29 200 200 13,8 125,7 125,7 0,2 0,2 13,1 12,3 1,2 1,1 1428,5 612,2 148,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 15 56 УТ 16 1200 1200 81,2 4756,8 4716,4 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 37896,2 23878,7 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624А 26 624 800 800 80,2 535,3 534,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 20038,4 8587,0 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/13 26 629/14 200 200 74,1 132,9 132,8 1,1 1,0 14,6 13,7 1,3 1,2 7631,8 3270,3 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/21 56 610/22 400 400 80,0 414,4 413,9 0,3 0,3 3,7 3,5 1,0 0,9 12051,9 5164,7 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/15 26 624/15-1 150 150 121,2 48,1 48,1 1,0 1,0 8,7 8,1 0,8 0,8 10187,7 4363,6 148,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629Б 26 629 800 800 153,4 2478,3 2471,1 0,5 0,5 3,5 3,3 1,5 1,4 38410,1 16460,8 149,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/13 26 624/14 200 200 52,7 87,3 87,3 0,3 0,3 6,3 5,9 0,8 0,8 5410,2 2318,3 148,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УС-0 56 УТ 12 1200 1200 112,2 4757,7 4715,4 0,2 0,2 1,5 1,4 1,3 1,2 52415,9 33014,1 149,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 10 56 УТ 11 1200 1200 87,8 4758,0 4715,1 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 41003,6 25821,2 149,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/32 56 610/33 400 400 39,3 119,4 119,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 5913,8 2534,2 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/14 56 610/15 400 400 15,5 682,8 681,9 0,2 0,1 10,1 9,5 1,6 1,5 2329,1 999,3 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 627 26 626 800 800 176,2 1114,3 1111,2 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,6 44063,8 18882,5 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 18 56 УТ 19 1200 1200 105,5 4756,1 4717,1 0,2 0,2 1,5 1,4 1,3 1,2 49278,7 31061,7 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-6А 56 610/2-6А-1 250 250 14,1 124,3 124,3 0,1 0,1 4,0 3,7 0,8 0,7 1656,5 710,7 148,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 8 56 УТ 9 1200 1200 79,2 4758,4 4714,6 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 36999,1 23294,7 149,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/5 51 222/6 300 300 54,6 108,1 108,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 7094,8 3040,1 149,0 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-22 56 139/4-22-1 200 200 203,0 44,5 44,5 0,3 0,3 1,6 1,5 0,4 0,4 20710,0 8864,5 147,3 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 245Б 56 245В 400 400 184,0 274,8 274,0 0,3 0,3 1,6 1,5 0,7 0,6 27621,6 11834,6 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-9 56 139/4-9а 400 400 122,1 87,9 87,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 18258,2 7820,5 148,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/15 26 624/16 125 125 45,3 39,2 39,2 0,7 0,6 15,0 14,1 1,0 0,9 3666,3 1570,9 148,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-5 56 139/4-6 400 400 140,5 242,2 241,6 0,2 0,2 1,3 1,2 0,6 0,5 21107,5 9040,4 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-8 56 СЭВС-29/10 200 200 42,8 125,8 125,7 0,6 0,5 13,1 12,3 1,2 1,1 4409,8 1891,5 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/11 26 628/11А 250 250 45,8 130,9 130,8 0,2 0,2 4,4 4,1 0,8 0,8 5370,1 2301,2 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/16 56 610/17 400 400 43,1 682,7 681,9 0,4 0,4 10,1 9,5 1,6 1,5 6499,9 2785,6 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 9 56 УТ 10 1200 1200 79,2 4758,2 4714,8 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 36988,1 23290,1 149,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ТК-629Д НО 26 ТК-629 Г 800 800 29,4 2478,5 2470,9 0,1 0,1 3,5 3,3 1,5 1,4 7350,3 3150,1 149,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/3 56 ТК 212/4 300 300 62,2 54,9 54,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8024,2 3437,6 147,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ТК-629 В 26 629Б 800 800 33,7 2478,4 2471,0 0,1 0,1 3,5 3,3 1,5 1,4 8424,1 3610,3 149,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ТК-629 Г 26 ТК-629 В 800 800 48,9 2478,4 2471,0 0,2 0,2 3,5 3,3 1,5 1,4 12252,1 5250,8 149,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-2 56 610/18-3 250 250 29,9 169,6 169,5 0,2 0,2 7,4 6,9 1,0 1,0 3517,6 1507,5 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ШП 26 ТК-629Д НО 800 800 72,1 2478,5 2470,9 0,3 0,2 3,5 3,3 1,5 1,4 18053,1 7736,9 149,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/2 26 624/3-1 300 300 403,3 491,5 490,9 9,6 9,0 23,7 22,2 2,1 2,0 52288,6 22403,0 148,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12А 56 610/2-12А1 300 300 66,5 131,0 130,9 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 8634,1 3703,8 149,0 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/13 26 628/14 300 300 80,7 93,3 93,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,4 0,4 10451,6 4475,5 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 627А 26 627 800 800 177,3 1114,5 1111,0 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,6 44351,2 19005,6 149,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-4 26 ЦТП Тич.3 150 150 86,5 50,5 50,5 0,8 0,8 9,5 9,0 0,9 0,8 7306,4 3136,2 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-16 26 628/3-17 300 300 267,3 20,5 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 34035,1 14520,1 147,0 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) НС8 вул. М.Раскової, 54А 26 НС8ВиХ 300 300 4,7 491,4 491,0 0,1 0,1 23,7 22,2 2,1 2,0 610,5 261,7 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС8ВХ НС8 вул. М.Раскової, 54А 300 300 4,6 491,4 491,0 0,1 0,1 23,7 22,2 2,1 2,0 595,0 255,0 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 17 56 УТ 18 1200 1200 92,4 4756,3 4716,9 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 43122,3 27177,8 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/9 26 628/10 300 300 146,3 286,3 286,0 1,2 1,1 8,1 7,6 1,2 1,1 18995,6 8136,1 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/15 56 610/16 400 400 47,6 682,8 681,9 0,5 0,5 10,1 9,5 1,6 1,5 7183,2 3078,5 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 243 56 244 500 500 82,7 459,6 458,0 0,1 0,1 1,4 1,3 0,7 0,7 14510,5 6218,3 149,2 68,9

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1876



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 7 56 УТ 8 1200 1200 97,7 4758,7 4714,3 0,2 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 45620,7 28719,7 149,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-19 ТОВ "НОВОБУДОВА" 100 100 42,8 12,3 12,3 0,2 0,2 4,7 4,5 0,5 0,4 3136,8 1343,4 148,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 19 56 УТ 20 1200 1200 93,6 4755,8 4717,4 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 43687,0 27540,6 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 7560166 приміщення вбудовані ТОВ фірма 50 50 13,7 2,8 2,8 0,1 0,1 9,5 8,9 0,4 0,4 727,3 311,2 148,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/25 26 629/4-6 100 100 56,0 58,7 58,7 6,1 5,7 108,3 101,8 2,3 2,1 4096,4 1755,3 147,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18 56 610/19 400 400 68,6 513,1 512,5 0,4 0,4 5,7 5,4 1,2 1,2 10347,9 4434,9 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/12 26 624/13 200 200 57,2 87,3 87,3 0,4 0,3 6,3 5,9 0,8 0,8 5871,3 2515,8 148,3 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625 26 624А 800 800 148,9 535,5 534,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 37227,5 15946,2 149,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624 26 624/1 300 300 18,5 491,5 490,9 0,4 0,4 23,7 22,2 2,1 2,0 2401,0 1028,7 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/10 56 610/9 400 400 31,4 89,0 89,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4728,5 2025,0 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 5 56 УТ 6 1200 1200 64,4 4759,2 4713,8 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 30099,5 18943,5 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/21 26 624/22 200 200 53,0 112,5 112,4 0,6 0,5 10,5 9,8 1,1 1,0 5450,6 2335,7 148,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 245А 56 245Б 400 400 81,7 274,9 273,9 0,1 0,1 1,6 1,5 0,7 0,6 12269,9 5257,9 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А-3 26 628/10А3-1 200 200 227,5 76,0 76,0 1,1 1,0 4,8 4,5 0,7 0,7 23428,4 10027,1 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТП Сер.9 26 #353 150 150 92,4 31,0 31,0 0,3 0,3 3,6 3,4 0,5 0,5 7784,7 3334,0 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 6 56 УТ 7 1200 1200 134,2 4759,0 4714,0 0,2 0,2 1,5 1,4 1,3 1,2 62705,8 39469,7 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/1 26 624/2 300 300 123,5 491,5 490,9 2,9 2,7 23,7 22,2 2,1 2,0 16018,0 6864,3 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/4 56П 244/5 400 400 69,6 120,0 119,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 10433,1 4470,3 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/9 56 СЭВС-27/9н 200 200 64,3 90,0 90,0 0,4 0,4 6,7 6,3 0,9 0,8 6646,0 2847,9 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/12 26 629/13 200 200 115,0 132,9 132,8 1,7 1,6 14,6 13,7 1,3 1,2 11848,2 5073,2 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16А 26 629/16А-1 150 150 147,9 47,0 47,0 1,2 1,2 8,3 7,8 0,8 0,8 12460,2 5331,5 148,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-6В 26 628/3-7 300 300 49,8 227,7 227,3 0,3 0,2 5,1 4,8 1,0 0,9 6456,7 2766,9 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/1 56 ТК 212/1-1 200 200 82,2 83,9 83,9 0,5 0,5 5,8 5,5 0,8 0,8 8443,5 3619,1 148,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-4 26 628/3-5 300 300 42,6 299,6 299,1 0,4 0,4 8,8 8,3 1,3 1,2 5527,6 2368,1 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/23 26 624/24 150 150 106,2 58,7 58,7 1,4 1,3 12,9 12,1 1,0 0,9 8923,4 3822,7 148,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215 56 ТК 214 1000 1000 48,4 158,2 154,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 14126,6 6032,1 148,6 67,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 241 56 242 500 500 83,3 473,2 471,3 0,1 0,1 1,5 1,4 0,7 0,7 14616,2 6263,6 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 3 56 УТ 4 1200 1200 37,8 4759,5 4713,4 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 17662,9 11114,4 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 4 56 УТ 5 1200 1200 90,8 4759,4 4713,5 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 42432,2 26702,6 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 242 56 243 500 500 123,5 459,7 457,9 0,2 0,2 1,4 1,3 0,7 0,7 21666,4 9283,9 149,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-6Б-1 26 Б 150 150 19,2 71,8 71,8 0,4 0,3 19,3 18,1 1,2 1,2 1625,7 696,7 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13-1 56 610/13-2 150 150 41,0 26,4 26,4 0,1 0,1 2,6 2,5 0,5 0,4 3457,8 1481,4 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628 26 627А 800 800 239,4 1114,8 1110,7 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,6 59915,9 25667,3 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/6 51 222/7 250 250 30,7 108,1 108,1 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 3611,5 1547,6 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 20 56 УТ 21 1200 1200 88,3 4755,6 4717,7 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 41210,3 25982,2 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 510 106/2 510 Зал.шос,47 100 100 22,7 8,2 8,2 0,0 0,0 2,1 2,0 0,3 0,3 1673,7 716,9 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 2П-1 56 ТК 212/1 300 300 56,7 138,9 138,8 0,1 0,1 1,9 1,8 0,6 0,6 7278,2 3141,5 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/10-1 26 ЦТП Бер.20 250 250 58,0 154,5 154,4 0,4 0,3 6,1 5,7 1,0 0,9 6779,5 2905,4 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/11 26 624/12 200 200 26,4 87,3 87,3 0,2 0,2 6,3 5,9 0,8 0,8 2710,9 1161,7 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-6Б 26 628/3-6В 300 300 61,6 227,7 227,3 0,3 0,3 5,1 4,8 1,0 0,9 7997,7 3425,0 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 2 56 УТ 3 1200 1200 110,7 4759,8 4713,1 0,2 0,2 1,5 1,4 1,3 1,2 51730,4 32548,3 149,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/26-2 56 610/26-3 150 150 52,3 60,4 60,4 0,7 0,7 13,7 12,9 1,0 1,0 4426,1 1896,5 148,9 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 1 56 УТ 2 1200 1200 92,9 4760,1 4712,9 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 43405,4 27306,8 150,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/30 51 111/29 400 400 115,9 125,4 125,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 17444,7 7461,2 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-8 56 139/4-9 400 400 54,6 87,9 87,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8165,5 3498,6 148,2 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/4 51 222/5 300 300 49,6 108,1 108,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 6450,8 2764,2 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 245 56 245А 400 400 127,9 274,9 273,9 0,2 0,2 1,6 1,5 0,7 0,6 19204,9 8229,1 149,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12-4 26 Бер.30а н. 150 150 36,9 29,8 29,8 0,1 0,1 3,3 3,1 0,5 0,5 3096,0 1328,4 147,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-15 56 610/7-16 300 300 129,3 87,1 87,0 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 16811,3 7189,8 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #95 26 625/9а-1 150 150 12,2 64,4 64,4 0,2 0,2 15,5 14,6 1,1 1,0 1032,8 442,6 148,7 69,4
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 214 56 ТК 213 1000 1000 67,9 158,2 154,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 19726,2 8451,3 148,5 67,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-15 26 628/3-16 300 300 41,5 20,5 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5286,2 2263,9 147,2 66,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/11А 26 628/12 300 300 104,2 130,9 130,8 0,2 0,2 1,7 1,6 0,6 0,5 13503,3 5785,5 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56П 244/5 56 244/5-1 250 250 100,0 65,0 65,0 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,4 11714,0 5019,3 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/2 56 ТК 212/3 300 300 36,1 55,0 54,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4652,5 1993,5 147,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 22 56 УТ-23 1200 1200 205,8 4755,1 4718,1 0,3 0,3 1,5 1,4 1,3 1,2 96090,2 60600,9 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А-2 26 628/10А-3 200 200 49,5 123,9 123,8 0,6 0,6 12,7 11,9 1,2 1,1 5097,0 2184,2 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/15-1 ДЗ №452 Управління освіти Дніп 100 100 48,2 3,9 3,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 3516,6 1503,7 148,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/6 26 625/7 300 300 34,4 310,3 310,0 0,3 0,3 9,5 8,9 1,3 1,2 4457,3 1909,9 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/5 26 624/6 300 300 34,3 375,1 374,9 0,5 0,4 13,8 13,0 1,6 1,5 4442,5 1903,4 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-23 56 610/7-22 300 300 115,1 53,8 53,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 14819,2 6346,4 147,9 68,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/6 56 СЭВС-26/9 150 150 87,9 77,1 77,1 2,0 1,8 22,2 20,9 1,3 1,2 7447,1 3197,4 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10 26 628/10А 300 300 37,2 286,3 286,0 0,3 0,3 8,1 7,6 1,2 1,1 4831,0 2070,4 148,9 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246/1 56 246/2 400 400 18,8 274,8 274,1 0,0 0,0 1,6 1,5 0,7 0,6 2825,3 1210,8 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А-1 26 628/10А-2 200 200 23,5 123,9 123,8 0,3 0,3 12,7 11,9 1,2 1,1 2421,9 1037,9 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246 56 246/1 400 400 19,0 274,8 274,1 0,0 0,0 1,6 1,5 0,7 0,6 2850,8 1221,8 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-5 26 628/3-6 300 300 84,4 299,6 299,1 0,7 0,7 8,8 8,3 1,3 1,2 10953,7 4694,0 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-4 56 610/18-5 250 250 52,7 169,6 169,5 0,4 0,4 7,4 6,9 1,0 1,0 6206,1 2659,5 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 21 56 УТ 22 1200 1200 85,4 4755,3 4717,9 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 39863,7 25135,9 149,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 242/1 будинок житловий 100 100 13,3 13,4 13,4 0,1 0,1 5,7 5,4 0,5 0,5 977,0 418,6 148,9 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/18 26 628/18А 150 150 56,3 28,5 28,5 0,2 0,2 3,0 2,9 0,5 0,5 4719,3 2021,6 147,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12А1 56 610/2-12А2 300 300 50,8 131,0 130,9 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 6599,6 2828,0 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-4 26 624/3-5 200 200 94,1 64,3 64,3 0,3 0,3 3,4 3,2 0,6 0,6 9673,0 4143,9 148,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4 26 629/4-1 150 150 120,5 20,2 20,1 0,2 0,2 1,5 1,4 0,3 0,3 10131,8 4336,3 148,9 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-6 26 628/3-6Б 300 300 44,2 299,6 299,1 0,4 0,4 8,8 8,3 1,3 1,2 5732,6 2456,7 149,0 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246/2 56 246/3 400 400 64,7 274,7 274,1 0,1 0,1 1,6 1,5 0,7 0,6 9699,8 4156,7 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС8ВиХ 26 624/4 300 300 348,5 427,1 426,7 6,2 5,9 17,9 16,8 1,8 1,7 45172,4 19356,3 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/20 26 624/21 200 200 80,6 112,5 112,4 0,8 0,8 10,5 9,8 1,1 1,0 8288,6 3551,6 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/3 56 ТК 215/4 500 500 48,5 125,3 125,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8476,9 3632,3 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 Б 26 /3-6Б-1-1 150 150 11,0 71,8 71,8 0,2 0,2 19,3 18,1 1,2 1,2 929,0 398,1 148,8 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/10а 26 #357 250 250 18,5 170,2 170,1 0,1 0,1 7,4 7,0 1,0 1,0 2159,4 925,4 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13-3 ОСББ "Дім на набережній" 125 125 29,5 13,6 13,6 0,1 0,1 1,8 1,7 0,3 0,3 2387,8 1022,9 148,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #357 26 625/10-1 250 250 19,7 170,2 170,1 0,1 0,1 7,4 7,0 1,0 1,0 2300,9 986,1 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-5 56 610/18-6 250 250 65,4 169,6 169,6 0,5 0,5 7,4 6,9 1,0 1,0 7691,9 3296,1 149,2 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56П 244/5 56П 244/6 400 400 76,5 55,0 54,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11465,4 4909,3 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 2П-2 ТК240 56 241 500 500 187,2 473,2 471,2 0,3 0,3 1,5 1,4 0,7 0,7 32886,4 14076,1 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-6 56 610/2-5 400 400 93,9 159,6 159,3 0,1 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 14088,5 6034,1 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-1 26 628/3-2 300 300 117,9 350,1 349,5 1,4 1,3 12,1 11,3 1,5 1,4 15310,4 6558,5 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 БН-60 56 610/7-22-1 150 150 33,9 41,5 41,5 0,2 0,2 6,5 6,1 0,7 0,7 2843,3 1218,4 147,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/5 26 625/6 300 300 109,7 356,5 356,2 1,4 1,3 12,5 11,7 1,5 1,4 14234,8 6099,3 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16А-1 26 629/16А-2 150 150 28,9 47,0 47,0 0,2 0,2 8,3 7,8 0,8 0,8 2433,0 1042,6 148,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/3 56 244/4 400 400 62,9 120,0 119,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 9428,7 4040,0 148,9 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/8 56 610/9 400 400 92,0 10,6 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13820,7 5933,8 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/2-2 СШ №327 спеціалізована Управлі 65 65 45,2 3,8 3,8 0,2 0,2 4,3 4,0 0,3 0,3 2758,2 1179,8 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 500 600 56 УТ 1 1200 1200 389,1 4761,1 4711,8 0,6 0,6 1,5 1,4 1,3 1,2 181872,9 114385,4 150,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/1 26 #31 150 150 32,1 31,1 31,1 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 2706,7 1162,0 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/7 51 222/8 250 250 45,3 108,1 108,1 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 5328,0 2283,1 148,9 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А ОСББ "ТИЧИНИ-16/2" 100 100 19,9 31,4 31,4 0,6 0,6 31,0 29,2 1,2 1,1 1460,9 627,5 148,9 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 500 100 500 600 1200 1200 76,6 4761,3 4711,6 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 35816,2 22518,9 150,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а 56 603а/1 700 700 60,2 133,7 133,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13597,1 5838,6 149,7 69,5
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-22 56 БН-60 150 150 25,4 41,5 41,5 0,2 0,2 6,5 6,1 0,7 0,7 2123,1 911,5 147,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/10 26 625/10а 250 250 59,1 170,2 170,1 0,4 0,4 7,4 7,0 1,0 1,0 6918,8 2964,9 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ШО 26 ШП 600 600 1545,0 2479,6 2469,8 24,5 22,8 15,9 14,8 2,7 2,5 481511,5 300358,3 149,5 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-13 будинок житловий 300 300 32,6 7,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4200,1 1801,8 148,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #54 26 врізка 150 150 139,8 42,9 42,9 1,0 0,9 6,9 6,5 0,7 0,7 11756,6 5034,8 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/6 26 624/7 300 300 87,6 375,1 374,9 1,2 1,1 13,8 13,0 1,6 1,5 11348,0 4863,0 148,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244 56 245 500 500 117,7 275,0 273,8 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,4 20632,9 8837,4 149,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/19 26 624/20 200 200 65,9 112,5 112,4 0,7 0,6 10,5 9,8 1,1 1,0 6784,6 2904,3 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246/3 56 246/4 400 400 12,3 274,7 274,1 0,0 0,0 1,6 1,5 0,7 0,6 1839,3 788,2 148,8 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 630 26 630А 800 800 63,8 2479,7 2469,6 0,2 0,2 3,5 3,3 1,5 1,4 15976,1 6846,8 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/20 56 610/21 400 400 122,1 414,4 413,9 0,5 0,4 3,7 3,5 1,0 0,9 18411,7 7889,8 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/2-2 26 ЦТП Сер.9 150 150 57,1 31,0 31,0 0,2 0,2 3,6 3,4 0,5 0,5 4811,3 2061,1 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 630А 26 ШО 800 800 53,7 2479,6 2469,7 0,2 0,2 3,5 3,3 1,5 1,4 13441,4 5760,5 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-6 56 610/18-7 200 200 68,5 169,6 169,6 1,6 1,5 23,8 22,3 1,6 1,5 7083,6 3035,5 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51П 111/32А 51 111/32 400 400 99,6 395,3 394,7 0,3 0,3 3,4 3,2 1,0 0,9 15013,7 6433,8 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 1П-3 26 630 800 800 114,6 2479,8 2469,5 0,4 0,4 3,5 3,3 1,5 1,4 28699,8 12299,6 149,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-3 26 624/3-4 200 200 243,9 64,3 64,3 0,8 0,8 3,4 3,2 0,6 0,6 25102,1 10746,7 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/22 26 624/23 150 150 113,0 58,8 58,7 1,5 1,4 12,9 12,1 1,0 0,9 9499,3 4067,4 148,3 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-12 26 628/3-13 300 300 57,5 69,1 68,9 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 7424,3 3180,9 148,6 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/10 26 624/11 200 200 121,0 87,3 87,2 0,8 0,7 6,3 5,9 0,8 0,8 12453,8 5328,8 148,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/7 ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" 80 80 147,4 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9683,4 2677,8 148,8 44,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629 26 629/1 400 400 156,5 384,0 383,5 0,5 0,5 3,2 3,0 0,9 0,9 23531,6 10084,9 149,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 612 56 613 1000 1000 212,0 619,8 614,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 62384,9 26729,2 149,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 РД8ВЫХ 26 624/3-3 200 200 14,9 64,3 64,3 0,1 0,0 3,4 3,2 0,6 0,6 1534,4 657,6 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 114 514 1П-3 900 900 304,8 2480,3 2469,0 0,6 0,5 1,9 1,8 1,2 1,1 82153,7 35205,3 149,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б 56 238б/1 300 300 89,1 137,4 137,3 0,2 0,2 1,9 1,7 0,6 0,6 11594,3 4977,9 149,4 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 234 56 УТ 234/1 250 250 84,7 80,9 80,8 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 9965,4 4276,4 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #353 26 628/2-3 150 150 23,3 31,0 31,0 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 1958,9 839,4 148,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/2 56 ТК 215/3 500 500 87,7 125,4 125,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 15328,8 6567,3 148,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-24 56 610/7-23 400 400 42,9 53,9 53,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6393,2 2739,1 148,1 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-1 56 610/18-2 250 250 74,2 169,6 169,5 0,5 0,5 7,4 6,9 1,0 1,0 8730,4 3741,1 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/2 56 244/3 400 400 101,9 120,1 119,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 15298,2 6554,1 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 111ПЕР 514 114 900 900 347,7 2485,1 2472,8 0,7 0,6 1,9 1,8 1,2 1,1 93711,9 40158,2 149,6 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС8ВиХ 26 РД8ВЫХ 300 300 10,6 64,3 64,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 1371,4 587,3 148,8 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-14 26 628/3-15 300 300 63,4 20,5 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8083,9 3460,8 147,6 66,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610 56 ПАВ611_230 1000 1000 96,0 3803,5 3777,7 0,2 0,2 2,6 2,4 1,5 1,4 28287,6 12120,6 149,6 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/27 56 610/27-1 200 200 74,6 106,5 106,5 0,7 0,7 9,4 8,8 1,0 1,0 7714,0 3307,6 149,2 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-11 26 628/3-12 300 300 16,5 69,1 68,9 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 2128,0 910,0 148,6 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-7 56 610/18-8 200 200 80,0 169,6 169,6 1,9 1,8 23,8 22,3 1,6 1,5 8274,5 3545,7 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 7560475 басейн технологія УО Дарницько 50 50 18,4 2,6 2,6 0,2 0,1 8,2 7,8 0,4 0,4 985,4 421,3 149,4 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ-23 56 УС-14 1200 1200 60,4 4754,6 4718,7 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 28183,3 17777,1 149,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/9А 26 625/10 250 250 141,6 170,2 170,1 1,1 1,0 7,4 7,0 1,0 1,0 16584,6 7100,1 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/15-1 ДЗ №441 Управління освіти Дніп 65 65 76,2 4,8 4,8 0,5 0,5 7,0 6,6 0,4 0,4 4619,0 1974,2 148,1 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 246/4 56 139/4-30 400 400 45,4 274,7 274,1 0,1 0,1 1,6 1,5 0,7 0,6 6809,4 2918,1 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/1 56 ТК 215/2 500 500 12,7 125,4 125,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 2217,9 950,5 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215 56 ТК 215/1 500 500 24,9 125,4 125,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4325,3 1861,4 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/4-4 56 215/4-5 200 200 183,5 49,1 49,1 0,4 0,3 2,0 1,9 0,5 0,4 18825,7 8059,8 148,1 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/1 56 244/2 400 400 37,0 120,1 119,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 5561,1 2379,7 149,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 500 100 1200 1200 55,4 7272,9 7199,3 0,2 0,2 3,6 3,3 1,9 1,8 19369,8 8301,3 150,0 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 1П-2 514 111ПЕР 1000 1000 562,1 2486,1 2471,7 0,6 0,6 1,1 1,0 1,0 0,9 165435,4 70888,3 149,7 68,7
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/16 26 624/17 125 125 54,0 39,2 39,2 0,8 0,8 14,9 14,1 1,0 0,9 4365,0 1870,1 148,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/1 56 ТК 212/2 300 300 95,0 55,0 54,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 12271,2 5252,8 148,2 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/17 26 628/18 150 150 70,1 28,5 28,5 0,2 0,2 3,0 2,9 0,5 0,5 5882,7 2519,7 148,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3 26 625/4 300 300 63,4 427,6 427,2 1,1 1,1 18,0 16,8 1,8 1,7 8224,4 3523,8 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УС-14 56 601 1200 1200 84,2 4754,4 4718,9 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 39300,2 24791,6 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-8 56 610/18-9 200 200 81,0 169,6 169,6 1,9 1,8 23,8 22,3 1,6 1,5 8376,8 3589,6 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1 56 603а/1-1 300 300 44,5 133,6 133,5 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 5810,4 2489,9 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/11 26 629/12 200 200 103,4 174,1 174,0 2,6 2,4 25,0 23,5 1,7 1,6 10658,5 4565,5 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-24 56 139/4-22 400 400 103,1 44,7 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 15325,2 6561,8 147,7 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/7 26 624/8 300 300 57,2 375,1 374,9 0,8 0,7 13,8 13,0 1,6 1,5 7415,3 3177,8 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4-6 26 629/4-5 100 100 25,6 58,7 58,7 2,8 2,6 108,3 101,8 2,3 2,1 1876,9 804,3 147,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-9а 56 139/4-10 400 400 36,9 87,9 87,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5512,9 2362,3 147,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК111/27-1 51 ТК111/27-2 400 400 70,9 78,4 78,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10638,5 4554,1 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/4 26 625/5 300 300 116,7 421,3 420,9 2,0 1,9 17,4 16,4 1,8 1,7 15143,1 6489,2 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/4-3 56 215/4-4 250 250 31,7 49,1 49,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 3696,6 1584,0 148,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 109А 514 1П-2 900 900 254,3 2486,4 2471,3 0,5 0,4 1,9 1,8 1,2 1,1 68557,4 29379,2 149,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-7а 56 139/4-8 400 400 155,2 88,0 87,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 23218,0 9943,5 148,5 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13-2 56 610/13-3 125 125 100,2 13,6 13,6 0,2 0,2 1,8 1,7 0,3 0,3 8131,9 3474,7 148,7 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 108 514 109А 900 900 433,6 2493,3 2476,8 0,8 0,8 1,9 1,8 1,2 1,1 116911,2 50098,5 149,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4А 26 629/4 300 300 35,5 20,2 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4611,3 1967,0 149,1 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3 26 628/4 300 300 56,1 380,1 379,6 0,8 0,7 14,2 13,3 1,6 1,5 7292,6 3124,9 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/19 56 610/20 400 400 60,9 414,4 413,9 0,2 0,2 3,7 3,5 1,0 0,9 9179,4 3932,4 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-7 26 628/3-7ЦТП 200 200 81,7 64,0 64,0 0,3 0,3 3,4 3,2 0,6 0,6 8419,1 3615,5 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/21С7/1 26 628/2-2 150 150 79,3 34,8 34,7 0,4 0,3 4,5 4,2 0,6 0,6 6684,9 2863,5 149,0 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 213 56 2П-1 1000 1000 102,7 158,0 154,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 29819,1 12773,2 148,4 67,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13 56 610/13-1 150 150 168,9 26,4 26,3 0,4 0,4 2,6 2,5 0,5 0,4 14304,1 6106,2 149,4 68,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/5 26 628/6 300 300 38,1 335,0 334,6 0,4 0,4 11,0 10,3 1,4 1,3 4947,4 2119,9 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/7 26 625/8 300 300 35,0 310,1 309,9 0,3 0,3 9,5 8,9 1,3 1,2 4532,9 1942,8 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ-215/4-2 56 215/4-3 250 250 24,1 49,1 49,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 2812,6 1205,2 148,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 601 56 602 1200 1200 45,5 4754,2 4719,1 0,1 0,1 1,5 1,4 1,3 1,2 21222,0 13388,5 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/16 26 628/17 150 150 33,2 28,5 28,5 0,1 0,1 3,1 2,9 0,5 0,5 2788,1 1194,6 148,1 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16А-2 26 629/16А-3 150 150 107,4 47,0 47,0 0,9 0,8 8,3 7,8 0,8 0,8 9030,3 3868,1 148,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/14 26 628/15 250 250 98,1 93,3 93,3 0,2 0,2 2,2 2,1 0,6 0,5 11480,4 4918,5 148,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 224 51 УТ 223 1000 1000 102,6 896,1 886,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 30146,5 12918,8 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 УТ 223 56 УТ 222 1000 1000 90,5 500,5 491,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 26598,8 11369,7 149,4 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/27-1 56 610/27-2 200 200 31,3 106,5 106,5 0,3 0,3 9,4 8,8 1,0 1,0 3239,1 1388,1 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-8 26 628/3-9 300 300 145,6 163,7 163,4 0,4 0,4 2,6 2,5 0,7 0,7 18850,0 8076,1 148,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 604 56 604А 1200 1200 22,7 4619,7 4586,6 0,0 0,0 1,5 1,3 1,2 1,1 10602,1 6690,2 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а 56 604 1200 1200 28,3 4619,8 4586,5 0,0 0,0 1,5 1,3 1,2 1,1 13215,5 8339,0 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 105Г 514 106 1000 1000 36,7 2494,1 2475,9 0,0 0,0 1,1 1,0 1,0 0,9 10816,6 4635,6 149,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1-1 56 603а/1-2 300 300 82,8 133,6 133,5 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 10796,3 4626,0 149,6 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/27-2 56 610/27-3 150 150 90,5 106,5 106,5 3,8 3,6 42,5 39,9 1,8 1,7 7659,3 3281,9 149,1 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б/1 56 238б/2 300 300 51,2 137,4 137,3 0,1 0,1 1,9 1,7 0,6 0,6 6668,4 2857,5 149,4 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 106 514 108 900 900 503,5 2494,0 2476,0 1,0 0,9 1,9 1,8 1,2 1,1 135798,2 58190,8 149,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18-9 56 610/18-10 200 200 63,8 169,6 169,6 1,5 1,4 23,8 22,3 1,6 1,5 6595,9 2826,5 149,0 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-4 56 139/4-5 400 400 150,1 279,7 279,0 0,3 0,2 1,7 1,6 0,7 0,6 22577,5 9664,2 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/10-1 26 ИТП Бер16н 125 125 139,8 15,7 15,7 0,3 0,3 2,4 2,3 0,4 0,4 11325,5 4841,0 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/33 51П 111/32А 400 400 41,8 395,4 394,7 0,1 0,1 3,4 3,2 1,0 0,9 6294,3 2697,4 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 602 56 603 1200 1200 120,7 4754,1 4719,2 0,2 0,2 1,5 1,4 1,3 1,2 56351,1 35554,4 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/8 26 624/18 200 200 92,0 195,9 195,8 2,9 2,7 31,7 29,7 1,9 1,8 9468,5 4057,4 148,6 69,0
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 604А 56 604Б 1200 1200 86,1 4619,7 4586,6 0,1 0,1 1,5 1,3 1,2 1,1 40196,1 25366,4 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/8 26 624/9 250 250 60,1 179,2 179,1 0,5 0,5 8,2 7,7 1,1 1,0 7037,2 3015,6 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 226 51 ТК 225 1000 1000 30,6 896,3 885,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 9005,1 3859,2 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 225 51 ТК 224 1000 1000 71,3 896,2 885,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 20955,4 8980,3 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 105 514 105Г 1000 1000 240,8 2494,5 2475,5 0,3 0,2 1,1 1,0 1,0 0,9 70899,2 30383,1 149,8 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-2 56 215/11-1 300 300 61,9 17,3 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7109,1 3043,0 132,3 61,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/5-1 26 628/5-2 150 150 66,2 45,1 45,1 0,5 0,5 7,6 7,1 0,8 0,7 5597,4 2398,1 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/8 26 625/9 300 300 88,6 310,1 309,9 0,8 0,8 9,5 8,9 1,3 1,2 11491,2 4924,3 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-2 26 628/3-3 300 300 102,7 350,1 349,6 1,2 1,2 12,1 11,3 1,5 1,4 13329,6 5712,1 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-10 26 628/3-11 300 300 25,0 124,0 123,8 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 3234,2 1386,0 148,6 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 227 51 ТК 226 1000 1000 52,3 896,3 885,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 15364,9 6584,6 149,5 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7 56 610/8 400 400 20,9 10,7 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3145,2 1343,7 149,4 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-7 26 628/3-8 300 300 78,4 163,7 163,4 0,2 0,2 2,6 2,5 0,7 0,7 10161,4 4350,1 148,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 218А 51 ТК 218 1000 1000 1,5 390,8 385,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 447,3 191,7 148,9 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 104А 514 105 1000 1000 153,6 2494,8 2475,2 0,2 0,2 1,1 1,0 1,0 0,9 45221,0 19379,5 149,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3-2 ДЗ №274 Управління освіти Дніп 50 50 48,9 5,6 5,6 1,8 1,7 37,5 35,3 0,9 0,8 2599,4 1111,1 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 УТ 219 56 ТК 218А 1000 1000 2,2 390,8 385,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 649,1 278,2 148,9 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-8 56 610/7-24 300 300 107,6 53,9 53,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 13857,6 5934,9 148,3 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 104 514 104А 900 900 54,7 2494,9 2475,1 0,1 0,1 1,9 1,8 1,2 1,1 14764,9 6327,7 149,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А3-1 26 /10А-3-1А 200 200 155,0 76,0 76,0 0,7 0,7 4,8 4,5 0,7 0,7 15943,3 6829,0 148,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12-4 26 625/124ЦТП 150 150 191,2 15,8 15,8 0,2 0,2 0,9 0,9 0,3 0,3 16034,0 6836,0 147,9 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/12 26 628/13 250 250 138,3 130,9 130,8 0,6 0,6 4,4 4,1 0,8 0,8 16194,3 6938,1 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 240/1 56 7560240 150 150 35,0 76,3 76,3 0,8 0,7 21,8 20,5 1,3 1,2 2966,8 1271,5 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/2 26 628/21С7/1 150 150 63,3 34,8 34,7 0,3 0,3 4,5 4,2 0,6 0,6 5348,0 2287,1 149,2 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-3 56 215/11-2 300 300 95,7 17,4 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11009,6 4709,3 132,9 61,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 УТ 228 51 ТК 227 1000 1000 104,9 896,5 885,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 30853,1 13221,6 149,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) Вузол120 51 УТ 219 1000 1000 37,4 390,9 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 10941,4 4688,8 148,9 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/4 26 628/5 300 300 237,6 380,1 379,6 3,4 3,2 14,2 13,3 1,6 1,5 30864,7 13224,8 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628 26 628/1а 500 500 52,1 865,0 863,4 0,3 0,2 5,0 4,7 1,3 1,2 9138,7 3917,9 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/9А 26 #95 150 150 21,5 64,4 64,4 0,3 0,3 15,5 14,6 1,1 1,0 1815,4 779,6 148,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-30 56 139/4-29 400 400 14,3 274,7 274,1 0,0 0,0 1,6 1,5 0,7 0,6 2145,1 919,3 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б/2 56 238б/3 300 300 38,0 137,3 137,3 0,1 0,1 1,9 1,7 0,6 0,6 4953,8 2122,8 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/4-1 56 УТ-215/4-2 250 250 43,4 49,1 49,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 5060,5 2168,2 148,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ПАВ611_230 56 ПАВ_611 700 700 7,2 3183,0 3163,6 0,1 0,1 11,7 10,8 2,5 2,3 1623,3 695,8 149,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 229 51 УТ 228 1000 1000 83,8 896,7 885,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 24633,1 10556,3 149,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 604Б 56 605 1000 1000 64,0 4619,4 4586,9 0,2 0,2 3,8 3,5 1,8 1,7 18871,0 8087,5 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603 56 603а 1200 1200 118,3 4753,8 4719,6 0,2 0,2 1,5 1,4 1,3 1,2 55217,8 34844,6 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/1-1 56 ТК 212/1-2 200 200 55,6 83,9 83,9 0,3 0,3 5,8 5,5 0,8 0,8 5704,9 2444,5 148,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ПАВ_611 56 ТК 229 1000 1000 47,8 896,8 885,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 14091,4 6029,0 149,6 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/15А 26 628/16 150 150 45,8 28,5 28,5 0,1 0,1 3,1 2,9 0,5 0,5 3843,0 1646,4 148,3 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 234/1 56 ТК 234/2 250 250 48,8 80,9 80,8 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 5755,8 2466,3 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 1П-1 514 104 900 900 329,6 2495,3 2474,6 0,6 0,6 1,9 1,8 1,2 1,1 88897,8 38095,2 149,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-9 26 628/3-10 300 300 74,3 124,0 123,8 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 9622,7 4121,1 148,7 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-29 56 139/4-28 400 400 52,3 274,7 274,1 0,1 0,1 1,6 1,5 0,7 0,6 7845,3 3362,0 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 102 514 1П-1 900 900 279,5 2504,0 2482,3 0,5 0,5 1,9 1,8 1,2 1,1 75401,1 32311,6 149,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 102 26 102 900 900 226,0 2510,9 2488,6 0,4 0,4 1,9 1,8 1,2 1,1 60977,2 26131,4 150,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-4 56 СЭВС-48 н. 200 200 65,4 165,6 165,6 1,5 1,4 22,7 21,3 1,6 1,5 6759,1 2901,4 149,1 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 101 514 102 900 900 134,9 2511,0 2488,3 0,3 0,2 1,9 1,8 1,2 1,1 36402,6 15600,5 150,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-13 26 628/3-14 300 300 134,0 20,5 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17289,4 7324,2 148,5 66,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б/3 56 238б/4 250 250 146,7 137,3 137,3 0,7 0,7 4,8 4,5 0,8 0,8 17279,6 7403,1 149,3 69,6
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/6 26 628/7 300 300 24,7 335,0 334,6 0,3 0,3 11,0 10,3 1,4 1,3 3209,3 1375,4 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1а 26 628/1Б 500 500 43,8 865,0 863,4 0,2 0,2 5,0 4,7 1,3 1,2 7678,1 3290,6 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1-2 56 603а/1-3 300 300 85,4 133,6 133,5 0,2 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 11144,8 4775,3 149,5 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/2 26 628/3 500 500 128,1 775,6 774,4 0,5 0,5 4,1 3,8 1,2 1,1 22485,5 9634,6 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-7 56 139/4-7а 400 400 142,4 88,0 87,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 21316,6 9129,7 148,7 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/15 26 628/15А 200 200 17,6 28,5 28,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 1809,7 773,9 148,3 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 605 56 606 1000 1000 307,8 4604,0 4571,7 1,2 1,1 3,8 3,5 1,8 1,7 90688,1 38864,2 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/11 26 625/12 200 200 64,4 97,8 97,7 0,5 0,5 7,9 7,4 0,9 0,9 6617,5 2835,5 148,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/4 56 215/4-1 250 250 31,3 49,2 49,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 3655,1 1564,4 148,4 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 УТ 223 51 111/33 400 400 76,6 395,4 394,7 0,3 0,2 3,4 3,2 1,0 0,9 11509,2 4947,3 149,4 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4-2 26 629/4-3 150 150 134,3 20,2 20,1 0,2 0,2 1,5 1,4 0,3 0,3 11269,6 4822,5 148,1 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/2 26 625/3 400 400 145,3 515,7 515,1 0,8 0,8 5,8 5,4 1,2 1,2 21814,6 9347,1 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/4 56 ТК 215/5 500 500 62,7 76,2 75,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10943,6 4691,6 148,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-7 56 610/7-8-8 300 300 95,3 53,9 53,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 12282,9 5260,9 148,5 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 ЦТП Бер.20 26 625/11 200 200 52,2 97,8 97,7 0,4 0,4 7,9 7,4 0,9 0,9 5370,0 2298,2 148,5 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-4 56 215/11-3 300 300 126,4 17,4 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 14568,8 6228,0 133,8 60,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 607 56 608 1000 1000 104,0 4603,2 4572,5 0,4 0,4 3,7 3,5 1,8 1,7 30652,4 13136,5 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/1 26 629/2 300 300 198,8 384,0 383,5 2,9 2,7 14,5 13,6 1,6 1,5 25835,0 11070,1 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/22 26 624/22-1 150 150 50,0 53,7 53,7 0,5 0,5 10,8 10,1 0,9 0,9 4206,0 1803,1 148,3 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/15 26 629/15-1 125 125 61,6 8,7 8,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 4994,0 2127,7 148,6 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 234/2 56 ТК 234/3 250 250 108,1 80,9 80,8 0,2 0,2 1,7 1,6 0,5 0,5 12738,4 5457,0 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-28 56 139/4-27 400 400 118,2 274,7 274,1 0,2 0,2 1,6 1,5 0,7 0,6 17721,8 7593,8 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-18 56 610/7-19 300 300 59,9 12,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 7769,0 3316,2 148,7 68,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 500 100 514 101 900 900 335,1 2511,5 2487,8 0,7 0,6 1,9 1,8 1,2 1,1 90470,1 38745,0 150,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 220 Вузол120 1000 1000 355,0 391,5 384,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 103879,2 44488,2 149,2 68,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #347 26 629/11-2 150 150 29,4 57,3 57,3 0,4 0,3 12,3 11,6 1,0 0,9 2483,3 1064,2 148,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12-3 26 625/12-4 150 150 64,0 54,9 54,8 0,7 0,7 11,3 10,6 0,9 0,9 5364,0 2298,2 148,0 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/18 56 610/18-1 250 250 46,6 169,6 169,5 0,3 0,3 7,4 6,9 1,0 1,0 5488,4 2351,4 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/2-3 26 628/2-4 150 150 101,2 31,0 31,0 0,4 0,3 3,6 3,4 0,5 0,5 8520,4 3648,9 148,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 606 56 607 1000 1000 123,7 4603,5 4572,3 0,5 0,4 3,7 3,5 1,8 1,7 36457,7 15624,4 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/8 26 628/9 250 250 110,3 335,0 334,6 3,2 3,0 28,8 26,9 2,1 1,9 12940,8 5545,5 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 240/1 56 240/1-1 200 200 17,7 64,5 64,5 0,1 0,1 3,4 3,2 0,6 0,6 1835,7 786,5 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-6 56 610/7-8-7 300 300 40,8 53,9 53,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5255,2 2251,6 148,6 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/9 26 624/10 250 250 156,5 179,2 179,1 1,3 1,2 8,2 7,7 1,1 1,0 18316,3 7847,7 148,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1в 26 628/1г 500 500 42,0 864,9 863,5 0,2 0,2 5,0 4,7 1,3 1,2 7365,4 3156,5 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 УТ 218/2-1 51 ТК 218/2-2 150 150 26,9 43,8 43,8 0,2 0,2 7,2 6,7 0,7 0,7 2271,8 973,5 148,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 221 56 УТ 220 1000 1000 109,9 391,7 384,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 32175,6 13786,5 149,3 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1Б 26 628/1в 500 500 33,6 864,9 863,5 0,2 0,2 5,0 4,7 1,3 1,2 5901,9 2529,4 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625 26 625/1А 400 400 147,4 578,3 577,6 1,1 1,0 7,3 6,8 1,4 1,3 22141,3 9491,1 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 222/3 51 222/4 300 300 58,5 108,1 108,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 7607,3 3259,7 149,1 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/7 26 628/8 250 250 24,0 335,0 334,6 0,7 0,6 28,8 26,9 2,1 1,9 2817,0 1207,3 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 7560240 приміщення вбудовані (буд.№8) 50 50 19,1 10,4 10,4 2,5 2,3 128,5 120,7 1,6 1,5 1022,9 438,1 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-5 56 215/11-4 300 300 65,9 17,4 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7604,0 3254,6 134,2 60,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 2П-2 ТК240 56 240/1 250 250 61,3 140,8 140,8 0,3 0,3 5,1 4,8 0,9 0,8 7207,4 3096,4 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 222 56 ТК 221 1000 1000 174,2 392,0 383,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 51067,8 21848,3 149,4 67,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/18 26 624/19 200 200 76,0 195,9 195,9 2,4 2,3 31,7 29,8 1,9 1,8 7822,7 3352,2 148,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/12 56 БН-26/32 200 200 21,8 36,0 36,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 2259,9 969,3 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/4 26 624/5 300 300 36,1 427,0 426,8 0,6 0,6 17,9 16,8 1,8 1,7 4675,9 2003,9 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1г 26 628/1д 500 500 50,2 864,9 863,5 0,3 0,2 5,0 4,7 1,3 1,2 8807,8 3774,7 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-5 56 610/2-4 400 400 85,2 159,6 159,3 0,0 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 12762,2 5468,3 148,5 69,0

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1882



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-6 56 215/11-5 300 300 103,7 17,4 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11991,2 5128,5 134,9 60,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1-3 56 603а/1-4 300 300 123,2 133,6 133,5 0,2 0,2 1,8 1,7 0,6 0,5 16062,7 6881,8 149,4 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/15 26 629/16 200 200 74,7 124,1 124,0 1,0 0,9 12,7 11,9 1,2 1,1 7686,4 3294,6 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-3 26 628/3-4 300 300 94,0 350,1 349,6 1,1 1,1 12,1 11,3 1,5 1,4 12200,0 5228,1 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 609 56 6П-1 1000 1000 156,2 4555,6 4526,2 0,6 0,5 3,7 3,4 1,8 1,6 46024,5 19723,4 149,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 603а/1-4 56 603а/1-5 300 300 37,0 133,6 133,5 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 4821,1 2066,0 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) НС10 вул. Серафімовича, 7А 26 НС10ВХ 400 400 5,2 864,9 863,5 0,1 0,1 16,2 15,2 2,1 1,9 786,3 337,0 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-6 56 139/4-7 400 400 134,1 88,0 87,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 20130,3 8603,7 148,9 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 609Г 56 610 1000 1000 126,1 4532,5 4504,0 0,5 0,4 3,6 3,4 1,7 1,6 37150,0 15921,1 149,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-5 56 610/7-8-6 300 300 122,5 53,9 53,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 15812,9 6771,6 148,9 68,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/11 56 610/10 400 400 62,8 89,0 89,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 9449,2 4048,5 149,2 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 6П-1 56 609Б 1000 1000 37,7 4532,7 4503,8 0,1 0,1 3,6 3,4 1,7 1,6 11106,9 4760,0 149,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 609Б 56 609В 1000 1000 15,9 4532,6 4503,9 0,1 0,1 3,6 3,4 1,7 1,6 4687,2 2008,8 149,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/2 26 625/2-1 150 150 73,9 31,4 31,4 0,3 0,3 3,7 3,5 0,5 0,5 6236,3 2675,5 149,0 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1д 26 РД10ВЫХ 400 400 11,7 864,9 863,5 0,2 0,2 16,2 15,2 2,1 1,9 1756,1 752,6 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/31 56 610/32 400 400 91,0 119,5 119,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 13685,4 5863,4 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 608 56 609 1000 1000 237,2 4603,1 4572,7 0,9 0,8 3,7 3,5 1,8 1,7 69880,7 29947,7 149,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629 26П ТЫЧ_ДНЕПР 200 200 87,4 114,0 114,0 0,9 0,9 10,8 10,1 1,1 1,0 9022,0 3878,0 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238б 56 УТ-2 (239) 700 700 48,6 1232,4 1227,7 0,1 0,1 1,7 1,6 1,0 0,9 10959,7 4695,9 149,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС10ВХ 26 628/1 400 400 9,1 864,9 863,5 0,1 0,1 16,2 15,2 2,1 1,9 1366,7 585,7 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13 56 610/12 400 400 65,8 125,1 125,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 9912,5 4249,5 149,4 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/3 56 #332 200 200 68,4 56,0 56,0 0,2 0,2 2,6 2,4 0,5 0,5 7078,1 3037,4 149,5 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 609В 56 609Г 1000 1000 19,9 4532,6 4503,9 0,1 0,1 3,6 3,4 1,7 1,6 5865,7 2513,8 149,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 216 56 ТК 215 1000 1000 31,0 283,7 278,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9026,7 3868,3 148,7 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-20 ТОВ "НОВОБУДОВА" 100 100 30,1 12,3 12,3 0,1 0,1 4,7 4,5 0,5 0,4 2171,8 930,3 145,8 67,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/1 26 625/2 400 400 55,5 547,1 546,5 0,4 0,3 6,5 6,1 1,3 1,2 8333,6 3571,0 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 215/11-7 56 215/11-6 300 300 170,0 17,4 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 19734,3 8429,0 136,0 60,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-26 56 139/4-24 400 400 269,5 44,7 44,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 40412,9 17175,6 148,6 68,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 РД10ВЫХ НС10 вул. Серафімовича, 7А 400 400 6,0 864,9 863,5 0,1 0,1 16,2 15,2 2,1 1,9 903,6 387,3 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-4 56 610/7-8-5 300 300 46,6 53,9 53,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6020,0 2579,2 149,0 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 240/1-1 ОСББ "Анни Ахматової, 22" 200 200 53,2 64,5 64,5 0,2 0,2 3,4 3,2 0,6 0,6 5508,9 2360,4 149,3 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244 56 244/1а 400 400 38,1 184,6 184,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 5719,8 2452,6 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 208 56 215/11-7 300 300 14,4 17,4 17,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1666,1 713,8 136,1 59,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/29 51 111/28 400 400 22,6 125,3 125,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 3387,9 1451,8 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/1 26 628/2 400 400 67,3 864,9 863,5 1,1 1,0 16,2 15,2 2,1 1,9 10112,5 4333,8 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 208а 56 208 1000 1000 43,2 17,5 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11363,8 4860,9 136,8 59,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 50П 610/2-3 56 610/2-2 400 400 76,2 159,5 159,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 11409,5 4888,8 148,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 215/5 56 215/5-1 200 200 95,6 76,1 76,0 0,5 0,4 4,8 4,5 0,7 0,7 9828,8 4210,9 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 211 56 ТК 210а 1000 1000 119,6 18,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32240,3 13755,6 145,6 55,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218/2 51 ТК 218/3 300 300 40,3 62,9 62,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 5234,7 2241,8 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218/2 51 УТ 218/2-1 150 150 51,5 43,8 43,8 0,4 0,3 7,2 6,7 0,7 0,7 4344,0 1862,5 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12 26 625/12-2 150 150 97,1 54,9 54,8 1,1 1,0 11,3 10,6 0,9 0,9 8157,6 3491,3 148,4 68,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-6 26 624/3-7 200 200 18,3 64,3 64,3 0,1 0,1 3,4 3,2 0,6 0,6 1875,7 803,8 148,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16 26 629/16А 200 200 72,9 114,6 114,5 0,8 0,7 10,8 10,2 1,1 1,0 7507,3 3216,7 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-9 26 ЦТП Дн. 9а 200 200 141,2 39,6 39,6 0,2 0,2 1,3 1,2 0,4 0,4 14521,6 6227,1 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/6 26 629/7 250 250 67,5 327,5 327,3 1,9 1,7 27,5 25,8 2,0 1,9 7919,6 3393,9 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 /10А-3-1А 26 /10А-3-1Б 200 200 38,8 76,0 76,0 0,2 0,2 4,8 4,5 0,7 0,7 3983,6 1707,0 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 50О ТК111/27-3 Вузол119 400 400 65,0 78,3 78,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9746,4 4175,6 148,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 613 56 614 1000 1000 319,6 619,4 615,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 94030,4 40282,4 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 614 56 615 1000 1000 257,2 618,8 615,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 75655,6 32413,2 149,2 69,1

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1883



1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/27А 51 ТК 111/27 400 400 58,6 125,3 125,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 8796,8 3769,4 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЕВС-9 56 /2-6-1 150 150 22,4 54,0 54,0 0,2 0,2 10,9 10,3 0,9 0,9 1892,6 811,0 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/7 26 629/8 250 250 62,7 327,5 327,3 1,7 1,6 27,5 25,8 2,0 1,9 7356,9 3152,8 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/11-1 26 #347 150 150 81,8 57,3 57,3 1,0 0,9 12,3 11,6 1,0 0,9 6908,4 2959,8 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/13-2 ОСББ "Анни Ахматової 45" 100 100 18,9 12,8 12,8 0,1 0,1 5,1 4,8 0,5 0,5 1392,2 597,4 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-6А 56 610/2-6 400 400 113,2 213,6 213,3 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 16993,5 7276,5 148,7 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/26 56 610/26-1 200 200 133,6 60,5 60,4 0,4 0,4 3,0 2,8 0,6 0,5 13812,8 5915,7 149,2 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/8 26 629/9 250 250 47,2 292,1 291,9 1,0 1,0 21,8 20,5 1,8 1,7 5539,6 2374,0 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/30 56 610/31 400 400 70,2 119,5 119,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 10552,6 4521,5 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/1а 56 244/1 400 400 66,6 184,6 184,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 10008,4 4288,7 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/3-5 26 624/3-6 200 200 74,4 64,3 64,3 0,3 0,2 3,4 3,2 0,6 0,6 7641,7 3274,0 148,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3-2 26 625/3-3 150 150 65,2 52,2 52,2 0,7 0,6 10,2 9,6 0,9 0,8 5504,3 2358,7 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 СЭВС-9/9 56 СЕВС-9 150 150 9,0 54,0 54,0 0,1 0,1 10,9 10,3 0,9 0,9 758,6 325,1 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 БН-26/32 56 #208 200 200 15,3 36,0 36,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 1586,6 679,9 149,2 69,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4А 26 629/5 250 250 59,1 363,7 363,5 2,0 1,9 33,9 31,8 2,2 2,1 6934,5 2972,4 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-21 56 610/7-20 300 300 65,9 12,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 8387,6 3587,9 146,4 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/25 56 610/26 400 400 57,5 286,6 286,2 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,6 8657,1 3709,9 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-2 56 610/2-2-1 250 250 25,7 159,5 159,4 0,2 0,2 6,5 6,1 1,0 0,9 3009,9 1289,9 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 2П-1 56 ТК 211А 1000 1000 142,7 18,9 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41425,5 16510,6 148,2 54,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/9 26 629/10 250 250 120,1 292,1 291,9 2,6 2,5 21,8 20,5 1,8 1,7 14092,6 6038,9 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 /10А-3-1Б 26 т. "А" 200 200 39,4 76,0 76,0 0,2 0,2 4,8 4,5 0,7 0,7 4049,8 1735,4 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 2П-2 ТК240 56 610/7-25 700 700 213,7 617,9 616,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 48198,3 20657,1 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218/3 56 ТК 218/4 300 300 55,9 62,9 62,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 7253,0 3107,5 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 212/1-2 56 ТК 212/1-3 200 200 46,8 83,9 83,9 0,3 0,3 5,8 5,5 0,8 0,8 4807,7 2060,1 148,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 242 56 242/1 125 125 55,2 13,4 13,4 0,1 0,1 1,8 1,7 0,3 0,3 4491,7 1927,3 149,3 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/24 56 610/25 400 400 30,0 286,6 286,2 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,6 4513,5 1933,2 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 111/27 51 ТК111/27-1 400 400 54,8 125,3 125,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 8224,6 3524,2 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-2-1 56 610/2-2-1а 250 250 36,4 159,5 159,4 0,2 0,2 6,5 6,1 1,0 0,9 4252,1 1822,2 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/12 56 610/11 400 400 69,7 89,1 89,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10497,2 4495,6 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/10 26 629/11 250 250 134,0 231,4 231,3 1,8 1,7 13,7 12,9 1,4 1,3 15724,3 6734,4 148,9 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/5 56 7560475 125 125 40,1 26,5 26,5 0,3 0,3 6,8 6,4 0,7 0,6 3269,0 1403,1 149,5 69,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/1А 26 625/1Б 400 400 47,5 578,3 577,6 0,3 0,3 7,3 6,8 1,4 1,3 7131,1 3056,1 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ-2 (239) 56 2П-2 ТК240 700 700 395,6 1232,3 1227,7 0,7 0,6 1,7 1,6 1,0 0,9 89251,2 38243,1 149,4 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 605 56 605/1 300 300 23,2 15,3 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3025,0 1296,5 149,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/5-2 56 244/5-3 250 250 88,1 65,0 65,0 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,4 10309,5 4416,5 148,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-5 56 139/4-2-6 250 250 138,7 135,5 135,5 0,7 0,6 4,7 4,4 0,8 0,8 16273,6 6972,2 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-8 56 610/2-7 400 400 97,0 338,0 337,6 0,2 0,2 2,5 2,3 0,8 0,8 14562,0 6238,0 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/28 51 111/27Б 400 400 29,2 125,3 125,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 4385,1 1879,2 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/9-1 26 ЦТП Тич.26 150 150 12,2 75,4 75,4 0,3 0,2 21,3 20,0 1,3 1,2 1030,5 441,7 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3 26 628/3-1 300 300 92,0 395,4 394,8 1,4 1,3 15,4 14,4 1,7 1,6 11945,6 5119,7 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/5 26 625/5-1 200 200 150,7 64,8 64,8 0,5 0,5 3,5 3,3 0,6 0,6 15527,2 6654,4 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 211А 56 ТК 211 1000 1000 30,9 18,7 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8342,6 3571,3 146,0 55,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-2-1а 56 СЭВС-17/10 250 250 60,7 135,5 135,4 0,3 0,3 4,7 4,4 0,8 0,8 7095,3 3040,4 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/5-1 56 244/5-2 250 250 105,2 65,0 65,0 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,4 12320,5 5277,5 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ПАВ_611 56 231 700 700 136,5 2286,3 2278,3 0,8 0,8 6,0 5,6 1,8 1,7 30818,1 13215,7 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 6П-1 56 ВТ-1а 150 150 19,0 22,6 22,6 0,0 0,0 1,9 1,8 0,4 0,4 1609,6 690,1 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2 56 139/4-2-1а 250 250 31,7 135,6 135,4 0,1 0,1 4,7 4,4 0,8 0,8 3722,4 1594,6 149,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/5 26 628/5-1 150 150 101,7 45,1 45,1 0,8 0,7 7,6 7,1 0,8 0,7 8585,3 3682,2 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-27 56 139/4-26 400 400 86,0 274,7 274,2 0,1 0,1 1,6 1,5 0,7 0,6 12891,3 5524,1 148,6 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-6 51 СЭВС-9/9 150 150 25,4 54,0 54,0 0,3 0,3 10,9 10,3 0,9 0,9 2141,9 918,9 148,6 69,3
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 234 56 235 700 700 133,7 2204,9 2198,0 0,7 0,7 5,6 5,2 1,7 1,6 30196,2 12940,0 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 233 56 234 700 700 312,1 2286,0 2278,6 1,9 1,8 6,0 5,6 1,8 1,7 70518,7 30219,8 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 231 56 232 700 700 25,6 2286,1 2278,5 0,2 0,1 6,0 5,6 1,8 1,7 5779,2 2476,8 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 624/22-1 26 624/22-2 150 150 108,4 53,7 53,7 1,2 1,1 10,8 10,2 0,9 0,9 9118,0 3905,9 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 232 56 233 700 700 82,0 2286,1 2278,5 0,5 0,5 6,0 5,6 1,8 1,7 18525,8 7939,5 149,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-2-1а 56 7560166 125 125 10,9 24,0 24,0 0,1 0,1 5,6 5,3 0,6 0,6 884,0 378,8 148,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/1В 26 РД9ВЫХ 400 400 21,9 578,2 577,7 0,2 0,1 7,3 6,8 1,4 1,3 3283,7 1407,3 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК111/27-2 50О ТК111/27-3 400 400 54,6 78,3 78,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8191,2 3509,5 148,6 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 615 56 616 1000 1000 265,1 618,3 616,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 77962,6 33401,3 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12А 56 610/2-12Б 400 400 127,8 486,9 486,1 0,7 0,6 5,1 4,8 1,2 1,1 19206,2 8227,9 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 510 106/1 510 106/2 250 250 43,4 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5114,3 2188,2 149,7 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/8-1 26 629/8-2 150 150 40,7 35,4 35,4 0,2 0,2 4,7 4,4 0,6 0,6 3432,3 1470,6 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-6-1 56 139/4-6-2 200 200 171,1 154,1 154,0 3,4 3,2 19,6 18,4 1,5 1,4 17649,2 7561,6 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-1а 56 139/4-2-1 250 250 126,4 135,6 135,4 0,6 0,6 4,7 4,4 0,8 0,8 14845,7 6360,6 149,1 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) Вузол119 51 ТК111/27-4 400 400 66,3 78,3 78,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9936,4 4257,0 148,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/4 СШ №195 Управління освіти Дніп 65 65 41,6 6,3 6,3 0,5 0,5 12,0 11,3 0,6 0,5 2537,7 1087,2 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/9 26 625/9-1 200 200 110,4 75,4 75,4 0,5 0,5 4,7 4,4 0,7 0,7 11368,5 4876,7 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 222/1 56 222/2 1000 1000 58,6 108,3 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17270,7 7398,6 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-25 56 139/5 700 700 73,8 617,7 616,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,5 16645,0 7133,0 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-16 56 610/7-17 300 300 50,3 87,1 87,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 6520,0 2793,7 148,8 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС9ВХ 26 625/1 400 400 20,5 578,2 577,7 0,1 0,1 7,3 6,8 1,4 1,3 3079,3 1319,7 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/1Б 26 625/1В 400 400 38,2 578,3 577,6 0,3 0,3 7,3 6,8 1,4 1,3 5733,9 2457,3 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-7 56 610/2-6А 400 400 56,4 338,0 337,6 0,1 0,1 2,5 2,3 0,8 0,8 8459,0 3625,1 148,7 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-4 50П 610/2-3 400 400 97,4 159,5 159,4 0,1 0,1 0,6 0,5 0,4 0,4 14596,5 6254,1 148,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) НС9 вул. Серафимовича, 19А 26 НС9ВХ 400 400 5,0 578,2 577,7 0,0 0,0 7,3 6,8 1,4 1,3 754,1 323,2 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12Б 56 610/2-12 400 400 101,6 486,8 486,1 0,5 0,5 5,1 4,8 1,2 1,1 15269,6 6543,5 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 РД9ВЫХ НС9 вул. Серафимовича, 19А 400 400 5,0 578,2 577,7 0,0 0,0 7,3 6,8 1,4 1,3 743,6 318,7 149,0 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/2 26 629/3 300 300 128,5 383,9 383,6 1,9 1,7 14,5 13,6 1,6 1,5 16689,3 7151,7 149,2 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218 51 ТК 218/1 300 300 26,9 106,7 106,6 0,0 0,0 1,1 1,1 0,5 0,4 3478,1 1497,6 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-22 56 139/4-21 400 400 40,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6067,3 2600,3 147,3 68,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/11 26 629/11-1 150 150 45,1 57,3 57,3 0,6 0,5 12,3 11,6 1,0 0,9 3801,7 1630,8 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/9 ДНЗ № 215 з басейном УО Дарниц 80 80 36,0 9,6 9,6 0,3 0,3 9,4 8,8 0,6 0,5 2373,0 1015,7 148,9 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 235 56 236 700 700 318,7 2204,8 2198,2 1,8 1,7 5,6 5,2 1,7 1,6 71978,8 30845,4 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/29 56 610/30 400 400 51,9 119,5 119,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 7810,5 3346,8 149,0 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 210а 56 УТ 210 1000 1000 98,3 18,4 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26385,8 11265,2 143,9 56,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ВТ-1а 56 ВТ 1 150 150 196,8 22,6 22,6 0,4 0,4 1,9 1,8 0,4 0,4 16667,4 7129,1 149,6 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-4 будинок житловий 100 100 52,4 9,5 9,5 0,1 0,1 2,8 2,7 0,4 0,3 3868,3 1657,3 149,3 69,5

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 236 56 237 700 700 137,5 2204,5 2198,5 0,8 0,7 5,6 5,2 1,7 1,6 31064,8 13313,0 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 222/2 51 222/3 1000 1000 13,8 108,1 108,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4072,2 1745,0 149,2 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-2 56 610/7-3 400 400 17,2 464,7 463,9 0,1 0,1 4,7 4,4 1,1 1,0 2584,7 1107,4 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-26-1 56 139/4-26-2 200 200 59,0 136,9 136,9 0,9 0,9 15,5 14,6 1,3 1,2 6075,3 2603,4 148,5 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А-3 26 628/10А-4 200 200 112,9 47,9 47,9 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,4 11629,8 4985,2 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/5 56 139/4 700 700 199,3 617,7 616,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,5 44963,9 19266,5 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 218/4 56 ТК 218/5 300 300 112,9 62,9 62,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 14633,8 6267,7 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-3 56 610/7-4 400 400 150,7 464,7 463,9 0,7 0,7 4,7 4,4 1,1 1,0 22695,1 9725,2 149,4 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-6-2 56 139/4-6-3 200 200 76,1 154,1 154,0 1,5 1,4 19,6 18,4 1,5 1,4 7853,4 3365,3 148,7 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 СЭВС-17/10 56 СЕВС-17 н. 250 250 26,6 135,4 135,4 0,1 0,1 4,7 4,4 0,8 0,8 3112,1 1333,7 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/6 Реконструкція з надбудовою нав 150 150 28,1 11,3 11,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2372,6 1017,6 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-11 56 610/2-10 400 400 186,0 463,8 463,2 0,9 0,8 4,7 4,4 1,1 1,0 27940,8 11972,4 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16 ОСББ ЖКВК "Марс-4" 65 65 30,1 9,5 9,5 0,8 0,8 27,4 25,7 0,9 0,8 1834,7 786,4 148,6 69,2
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 210 56 209б 1000 1000 52,4 18,2 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14017,3 5994,9 142,4 56,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 237 56 238 700 700 211,8 2204,4 2198,6 1,2 1,1 5,6 5,2 1,7 1,6 47837,6 20500,6 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-17 ТОВ "АПТЕКА БІОКОН" 150 150 25,1 20,5 20,5 0,0 0,0 1,6 1,5 0,3 0,3 2064,8 884,7 145,3 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-12 56 610/2-11 400 400 52,0 486,8 486,1 0,3 0,3 5,1 4,8 1,2 1,1 7815,2 3349,2 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218/1 51 ТК 218/2 300 300 31,2 106,7 106,6 0,0 0,0 1,1 1,1 0,5 0,4 4044,9 1733,3 148,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-18 56 610/7-18-1 200 200 76,5 74,8 74,8 0,4 0,3 4,6 4,4 0,7 0,7 7884,5 3379,4 148,7 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/27Б 51 111/27А 400 400 91,4 125,3 125,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 13730,9 5882,9 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/10А-4 Реконструкція легкоатлетичного 100 100 37,5 17,6 17,6 0,4 0,3 9,7 9,1 0,7 0,6 2758,5 1181,2 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 #354 26 625/6ТЫЧ19 150 150 48,7 34,8 34,8 0,2 0,2 4,5 4,3 0,6 0,6 4110,1 1760,9 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-4 56 139/4-2-5 250 250 80,9 135,5 135,5 0,4 0,4 4,7 4,4 0,8 0,8 9488,4 4065,7 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/8-2 26 629/8-3 150 150 124,0 35,4 35,4 0,6 0,5 4,7 4,4 0,6 0,6 10468,1 4482,8 148,8 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 209б 56 209а 1000 1000 165,7 18,1 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44232,6 18829,2 141,6 58,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8 56 610/7-9 400 400 68,8 189,3 189,0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,5 0,4 10351,3 4435,3 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/16А 26 629/17 150 150 37,9 67,5 67,5 0,6 0,6 17,1 16,0 1,2 1,1 3189,2 1367,5 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-5 56 610/7-6 400 400 31,7 455,1 454,5 0,1 0,1 4,5 4,2 1,1 1,0 4775,5 2046,6 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/6 56 610/7 400 400 97,9 538,0 536,2 0,6 0,6 6,3 5,9 1,3 1,2 14746,3 6317,5 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-4 56 610/7-5 400 400 37,2 455,2 454,5 0,2 0,2 4,5 4,2 1,1 1,0 5606,8 2402,8 149,3 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238 56 610/14 700 700 10,1 2204,2 2198,8 0,1 0,1 5,6 5,2 1,7 1,6 2278,7 976,6 149,5 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-13 26 СТВП-7 Дн7 150 150 63,8 40,7 40,7 0,4 0,4 6,2 5,8 0,7 0,7 5356,6 2304,4 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-1 56 139/4-2-2 250 250 112,5 135,6 135,5 0,5 0,5 4,7 4,4 0,8 0,8 13212,8 5661,2 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 514 1П-1 510 106/1 250 250 14,7 8,2 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1726,5 740,9 149,9 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-10 56 610/2-9 400 400 10,7 463,8 463,3 0,1 0,0 4,7 4,4 1,1 1,0 1613,2 691,3 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-14 56 610/7-15 300 300 83,1 189,3 189,1 0,3 0,3 3,5 3,3 0,8 0,8 10804,4 4629,8 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/31 51 111/30 400 400 160,0 256,2 255,8 0,2 0,2 1,4 1,3 0,6 0,6 24092,6 10322,8 149,3 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-7 56 610/7-8 400 400 21,9 455,1 454,5 0,1 0,1 4,5 4,2 1,1 1,0 3292,4 1411,0 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/6 26 #354 150 150 78,8 34,8 34,8 0,4 0,3 4,5 4,3 0,6 0,6 6648,7 2850,7 148,8 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-6 56 610/7-7 400 400 13,3 455,1 454,5 0,1 0,1 4,5 4,2 1,1 1,0 2006,8 860,0 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/3 26 РД7ВЫХ 400 400 31,6 383,9 383,6 0,1 0,1 3,2 3,0 0,9 0,9 4756,0 2038,2 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 РД7ВЫХ НС7 вул. Русанівська Набережна 400 400 4,4 383,9 383,6 0,0 0,0 3,2 3,0 0,9 0,9 662,9 284,1 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/26 56 610/27 400 400 52,6 226,1 225,8 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 7927,5 3397,3 149,2 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/3-11 26 ЦТП Дн.11А 200 200 62,3 54,9 54,9 0,2 0,1 2,5 2,3 0,5 0,5 6401,5 2750,0 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 НС7ВХ 26 629/4А 350 350 7,6 383,9 383,6 0,0 0,0 6,5 6,1 1,2 1,1 1094,6 469,1 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4 56 139/4-1 400 400 91,9 617,5 616,5 0,8 0,7 8,3 7,8 1,5 1,4 13823,9 5924,2 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-18-1 56 ЦТП 57-58н 200 200 72,6 62,5 62,5 0,2 0,2 3,2 3,0 0,6 0,6 7481,3 3205,7 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2 56 139/4-2а 400 400 94,9 445,3 444,6 0,4 0,4 4,3 4,0 1,1 1,0 14278,7 6118,5 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/5-2 26 ЦТП Тич.11 150 150 83,4 64,8 64,8 1,3 1,2 15,7 14,8 1,1 1,0 7033,9 3013,6 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-18-1 ТОВ "НОВОБУДОВА" 100 100 55,3 12,3 12,3 0,3 0,2 4,7 4,5 0,5 0,4 4065,3 1739,4 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2а 56 139/4-3 400 400 6,6 445,3 444,6 0,0 0,0 4,3 4,0 1,1 1,0 994,3 426,1 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 605/1 56 7560950 200 200 96,1 15,3 15,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 9938,5 4251,9 149,5 69,4

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-11 ТОВ Ковальська-Житлосервіс 150 150 70,4 22,9 22,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,4 0,4 5941,7 2545,7 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3 26 625/3-1 200 200 56,6 88,0 88,0 0,4 0,3 6,4 6,0 0,8 0,8 5832,8 2502,1 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-26 56 139/4-26-1 250 250 87,4 136,9 136,9 0,4 0,4 4,8 4,5 0,8 0,8 10240,4 4392,0 148,6 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/28 56 610/29 400 400 63,9 119,5 119,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 9611,8 4118,5 149,1 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 УТ 222 56 222/1 1000 1000 22,7 108,3 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6643,3 2860,7 149,4 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6)
НС7 вул. Русанівська 

Набережна 26 НС7ВХ 400 400 3,7 383,9 383,6 0,0 0,0 3,2 3,0 0,9 0,9 557,7 239,0 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-9 56 610/7-10 300 300 69,4 189,3 189,1 0,2 0,2 3,5 3,3 0,8 0,8 9029,5 3869,3 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8 56 610/7-8-1 300 300 94,7 265,8 265,4 0,7 0,6 7,0 6,5 1,1 1,1 12324,2 5281,4 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/14 56 238а 700 700 90,4 1369,9 1364,8 0,2 0,2 2,2 2,0 1,1 1,0 20422,5 8747,3 149,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-13 56 610/2-12А 400 400 18,6 617,8 616,9 0,2 0,1 8,3 7,8 1,5 1,4 2788,2 1194,9 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2-9 56 610/2-8 400 400 95,1 463,8 463,3 0,4 0,4 4,7 4,4 1,1 1,0 14277,9 6118,6 148,8 69,2
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1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 616 56 610/2-13 400 400 12,6 617,9 616,9 0,1 0,1 8,3 7,8 1,5 1,4 1887,9 809,1 149,0 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-1 56 139/4-2 400 400 27,6 617,5 616,5 0,2 0,2 8,3 7,8 1,5 1,4 4152,3 1779,5 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-13 56 610/7-14 300 300 26,8 189,3 189,1 0,1 0,1 3,5 3,3 0,8 0,8 3478,1 1490,6 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7 56 610/7-1 400 400 75,6 527,4 526,5 0,5 0,4 6,0 5,7 1,3 1,2 11381,7 4877,8 149,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/17 26 629/18 125 125 86,4 67,5 67,5 3,8 3,6 44,4 41,7 1,7 1,6 7009,6 3003,3 148,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-3 56 139/4-4 400 400 37,1 445,3 444,6 0,2 0,2 4,3 4,0 1,1 1,0 5576,1 2389,7 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 209а 56 209 1000 1000 124,4 17,8 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32970,3 14055,4 139,2 58,9

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 ТК 218 56 ТК 217 1000 1000 21,7 284,1 278,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6350,3 2716,4 148,9 67,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/2 56 610/3 400 400 224,4 697,7 695,6 2,4 2,2 10,6 9,9 1,7 1,6 33823,6 14494,0 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12-4 гімназія №30"ЕКОНАД" Управлінн 70 70 90,4 9,2 9,2 1,6 1,5 17,5 16,5 0,7 0,7 5487,6 2346,6 147,9 68,7

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-3 56 139/4-2-4 250 250 101,4 135,6 135,5 0,5 0,4 4,7 4,4 0,8 0,8 11900,3 5098,9 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-1 56 610/7-2 400 400 52,4 527,3 526,5 0,3 0,3 6,0 5,7 1,3 1,2 7891,5 3381,9 149,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/14 56 610/13 400 400 84,0 151,5 152,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 12647,3 5420,0 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-12 56 610/7-13 300 300 32,3 189,3 189,1 0,1 0,1 3,5 3,3 0,8 0,8 4197,4 1798,8 149,1 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/4-1 26 629/4-2 150 150 63,7 20,2 20,1 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 5345,4 2289,2 148,4 68,6

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/3-1 26 625/3-2 150 150 107,3 57,8 57,8 1,3 1,3 12,5 11,7 1,0 0,9 9059,6 3879,8 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/1А центр торгівельно-розважальний 150 150 24,1 31,0 31,0 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 2044,1 877,9 149,6 69,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 ТК 217 56 ТК 216 1000 1000 202,4 284,1 278,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 59075,5 25304,1 148,9 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-1 56 610/7-8-2 300 300 72,3 265,8 265,5 0,5 0,5 7,0 6,5 1,1 1,1 9402,8 4029,4 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 209 56 208а 1000 1000 40,0 17,6 17,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10537,3 4508,1 137,4 59,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 244/7 56 244/8 400 400 40,2 54,9 54,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6009,4 2574,7 148,2 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-10 56 610/7-11 300 300 33,8 189,3 189,1 0,1 0,1 3,5 3,3 0,8 0,8 4393,2 1882,7 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/1 56 610/1А 400 400 234,6 728,8 726,5 2,7 2,5 11,5 10,8 1,8 1,6 35382,6 15162,0 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 111/31А 51 111/31 400 400 84,2 256,3 255,7 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 12672,9 5430,5 149,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) Вузол122 56 610/5 400 400 39,9 641,6 639,7 0,4 0,3 8,9 8,3 1,5 1,4 6013,5 2577,2 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-3 56 610/7-8-4 300 300 49,8 53,9 53,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6474,4 2754,3 149,2 67,8

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-11 56 610/7-12 300 300 57,3 189,3 189,1 0,2 0,2 3,5 3,3 0,8 0,8 7446,4 3191,0 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/5 56 610/6 400 400 118,6 615,1 613,2 1,0 0,9 8,2 7,7 1,5 1,4 17877,3 7660,5 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 628/15 26 628/15-БН 150 150 5,5 64,8 64,8 0,1 0,1 15,7 14,7 1,1 1,0 462,1 198,2 148,3 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610 56 610/1 400 400 14,0 728,8 726,5 0,2 0,2 11,5 10,8 1,8 1,6 2110,6 905,5 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/5 26 629/6 250 250 59,8 327,5 327,3 1,6 1,5 27,5 25,8 2,0 1,9 7017,9 3006,8 149,1 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/27 56 610/28 400 400 59,7 119,5 119,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 8994,6 3851,7 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 238а 56 238б 700 700 85,8 1369,8 1364,9 0,2 0,2 2,2 2,0 1,1 1,0 19374,3 8303,0 149,5 69,0

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 51 111/32 56 111/31А 400 400 68,0 256,3 255,7 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 10251,8 4389,5 149,4 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/3 56 610/4 400 400 33,4 641,6 639,7 0,3 0,3 8,9 8,3 1,5 1,4 5040,9 2160,0 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-2-2 56 139/4-2-3 250 250 51,8 135,6 135,5 0,2 0,2 4,7 4,4 0,8 0,8 6084,1 2607,2 148,9 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/1А 56 610/2 400 400 40,7 697,7 695,6 0,4 0,4 10,6 9,9 1,7 1,6 6129,3 2626,5 149,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-17 56 610/7-18 300 300 43,8 87,1 87,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 5679,6 2433,7 148,8 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/7-8-2 56 610/7-8-3 300 300 96,7 265,8 265,5 0,7 0,6 7,0 6,5 1,1 1,1 12575,8 5388,9 149,2 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 629/8 26 629/8-1 150 150 61,9 35,4 35,4 0,3 0,3 4,7 4,4 0,6 0,6 5226,3 2238,7 149,0 69,1

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/5-1 26 625/5-2 150 150 37,4 64,8 64,8 0,6 0,6 15,7 14,8 1,1 1,0 3157,6 1353,1 148,6 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 139/4-6 56 139/4-6-1 300 300 187,0 154,1 154,0 0,4 0,4 2,3 2,2 0,7 0,6 24261,6 10405,9 148,9 69,3

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 56 610/4 Вузол122 400 400 43,5 641,6 639,7 0,4 0,4 8,9 8,3 1,5 1,4 6557,8 2810,4 149,5 69,2

1.1.1_ТЕЦ-5 (ТМ 1,6) 26 625/12-2 26 625/12-3 150 150 128,6 54,9 54,8 1,4 1,4 11,3 10,6 0,9 0,9 10794,1 4623,6 148,2 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП_Мал_21 СД9 КРП-21 150 150 38,1 20,6 20,6 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,3 3215,0 1377,3 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-8 СД9 129/3 200 200 122,9 106,4 106,4 1,1 1,1 9,4 8,8 1,0 1,0 12662,3 5424,3 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-6 СД9 921/5-10-7 300 300 60,1 204,8 204,7 0,2 0,2 4,1 3,9 0,9 0,8 7792,7 3339,4 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 /17а-3 СД2 ЦТП_Кар_14 200 200 15,2 56,5 56,5 0,0 0,0 2,6 2,5 0,5 0,5 1564,8 670,6 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5 СД2 256/5-1 100 100 33,4 58,8 58,8 3,6 3,4 108,8 102,0 2,3 2,1 2451,5 1054,0 149,2 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/1 CD2 КРП_11_13А 200 200 150,7 78,5 78,5 0,8 0,7 5,1 4,8 0,8 0,7 15500,7 6657,9 148,8 69,3
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/7 СД9 921/7-1 250 250 22,1 120,9 120,9 0,1 0,1 3,7 3,5 0,7 0,7 2581,9 1109,9 148,9 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП_Мал_33 СД9 КРП_33 125 125 41,4 23,8 23,8 0,2 0,2 5,5 5,2 0,6 0,6 3360,4 1439,6 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/1 СД9 943/1-1 200 200 159,4 64,0 63,9 0,5 0,5 3,4 3,2 0,6 0,6 16476,7 7063,6 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/7-1 СД9 921/7-2 250 250 93,2 120,9 120,9 0,3 0,3 3,7 3,5 0,7 0,7 10934,2 4685,0 148,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП_Мал19А СД9 ЦТП_Мал_21 200 200 4,9 20,6 20,6 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 504,3 216,0 148,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ЦТП_Мал_11 СД2 КРП_Мал_11 150 150 31,2 20,2 20,1 0,0 0,0 1,5 1,4 0,3 0,3 2629,3 1126,4 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 Мод_М_11Б СШ №98 молодша Управління осві 65 65 9,5 5,9 5,9 0,1 0,1 10,4 9,8 0,5 0,5 579,3 248,2 148,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ІТП_Міл17В будинок житловий 80 80 14,0 21,5 21,5 0,7 0,6 47,0 44,2 1,3 1,2 921,2 394,7 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 940/1Ла-5 CD9 690278 80 80 19,5 8,9 8,9 0,2 0,1 8,0 7,5 0,5 0,5 1283,4 549,8 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП_33_31А СД9 ЦТП_Мал_33 200 200 5,8 23,8 23,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 596,0 255,3 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/2Л СД9 БН_Міл_7 125 125 78,0 25,0 25,0 0,5 0,4 6,1 5,8 0,6 0,6 6344,7 2717,3 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232 СД2 ЦТП_Ш_10 150 150 29,0 37,9 37,9 0,2 0,1 5,4 5,1 0,6 0,6 2438,7 1047,2 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/2 СД9 946/3 250 250 42,0 146,1 146,0 0,2 0,2 5,5 5,1 0,9 0,8 4934,5 2113,5 149,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 КРП_11_13А СД2 ЦТП_Мал_11 200 200 4,9 20,2 20,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 509,2 218,1 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ІТП_Міл_42 СД9 944/1-1 100 100 54,0 15,3 15,3 0,4 0,4 7,4 7,0 0,6 0,6 3975,3 1702,5 149,0 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-7 СД9 921/5-10-8 300 300 26,9 204,8 204,7 0,1 0,1 4,1 3,9 0,9 0,8 3482,8 1492,6 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/8 СД9 ЦТП_Жук_30 200 200 31,6 40,1 40,1 0,0 0,0 1,3 1,3 0,4 0,4 3247,8 1392,8 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/2 КП "КК з осблуговування житлов 80 80 18,6 10,7 10,7 0,2 0,2 11,7 11,0 0,6 0,6 1219,2 524,3 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 229 СД2 ЦТП_К_1/10 125 125 56,0 32,4 32,4 0,6 0,5 10,2 9,6 0,8 0,7 4534,0 1947,0 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-5 СД9 921/5-10-6 300 300 132,4 204,9 204,7 0,5 0,5 4,1 3,9 0,9 0,8 17174,5 7358,8 148,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3 СД9 ЦТП-1Лісн3 125 125 132,9 16,6 16,6 0,4 0,3 2,7 2,5 0,4 0,4 10824,6 4634,7 149,5 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/3 СД9 940/4 200 200 58,5 41,8 41,7 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 6034,0 2585,0 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/6 СД9 ЦТП_Кіото5 200 200 33,8 32,4 32,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 3485,0 1493,8 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951/3 СД9 ЦТП_Вол_24 200 200 60,3 42,4 42,4 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 6211,5 2662,4 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 /17а-2 СД2 /17а-3 200 200 55,2 56,5 56,5 0,1 0,1 2,6 2,5 0,5 0,5 5687,4 2436,8 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-4 СД9 921/5-10-5 300 300 50,7 204,9 204,7 0,2 0,2 4,1 3,9 0,9 0,8 6584,4 2821,6 148,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП_Міл_30 СД9 вихід 80 80 1,3 15,1 15,1 0,0 0,0 23,2 21,8 0,9 0,9 83,9 36,0 148,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП-8А СД9 БН_Ш.А_8А 125 125 6,2 22,1 22,1 0,0 0,0 4,8 4,5 0,5 0,5 503,6 215,9 148,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 вихід СД9 938/1р 80 80 10,6 15,1 15,1 0,2 0,2 23,2 21,8 0,9 0,9 697,0 298,7 148,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/2 СД9 ЦТП_40/16 200 200 162,7 47,0 47,0 0,3 0,3 1,8 1,7 0,5 0,4 16803,5 7196,3 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/1 СД9 940/2 250 250 48,8 88,8 88,7 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,5 5728,4 2454,6 149,1 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/8 СД9 ЦТП_Вол12б 200 200 51,1 43,1 43,1 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 5261,0 2255,6 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/5 СД9 935/6 200 200 123,1 97,0 97,0 1,0 0,9 7,8 7,3 0,9 0,9 12681,3 5435,5 148,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/7-2 СД9 921/7-3 250 250 80,7 120,9 120,9 0,3 0,3 3,7 3,5 0,7 0,7 9461,6 4054,1 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 /17А-1 СД2 /17а-2 200 200 18,2 56,5 56,5 0,0 0,0 2,6 2,5 0,5 0,5 1871,2 801,9 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-3 СД9 921/5-10-4 300 300 32,8 204,9 204,7 0,1 0,1 4,1 3,9 0,9 0,8 4251,4 1821,9 148,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/6 СД9 935/6А 200 200 42,2 75,6 75,6 0,2 0,2 4,7 4,4 0,7 0,7 4346,8 1863,0 148,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/8А СД9 921/8А-1 250 250 29,9 124,6 124,6 0,1 0,1 4,0 3,7 0,8 0,7 3492,2 1501,8 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/1Л СД9 928/2Л 150 150 54,0 25,0 25,0 0,1 0,1 2,4 2,2 0,4 0,4 4560,3 1953,5 149,0 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947 СД9 947/1 250 250 27,8 102,6 102,6 0,1 0,1 2,7 2,5 0,6 0,6 3266,8 1401,8 149,3 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940 СД9 940/1 250 250 28,3 88,8 88,7 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,5 3324,7 1426,4 149,2 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-2 СД9 921/5-10-3 300 300 41,6 204,9 204,7 0,2 0,2 4,1 3,9 0,9 0,8 5392,5 2310,9 148,8 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 936/1(УТ-2 СД9 ІТП_Міл17В 100 100 39,7 21,5 21,5 0,6 0,5 14,6 13,7 0,8 0,8 2915,4 1249,0 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/2 СД9 940/3 200 200 93,0 41,8 41,7 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 9603,3 4112,0 149,1 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 227 СД2 227/1 200 200 59,1 58,4 58,4 0,2 0,2 2,8 2,7 0,6 0,5 6078,7 2610,8 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-1 СД9 921/5-10-2 300 300 42,7 204,9 204,7 0,2 0,2 4,1 3,9 0,9 0,8 5543,5 2375,6 148,8 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-6 СД2 ЦТП_Мал_3 200 200 27,9 37,2 37,1 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 2866,2 1229,5 148,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/6 СД9 946/7 200 200 122,3 102,1 102,0 1,1 1,0 8,6 8,1 1,0 0,9 12626,2 5409,4 149,1 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/1 СД2 ЦТП_П_14 200 200 36,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3705,3 1589,1 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/1 СД9 924/2 200 200 57,0 67,8 67,7 0,2 0,2 3,8 3,6 0,7 0,6 5887,0 2522,4 149,1 69,2
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ІТП_Ліс_41 будинок житловий 100 100 39,9 16,0 16,0 0,3 0,3 8,1 7,6 0,6 0,6 2929,5 1254,9 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/5 СД9 946/6 200 200 31,1 102,1 102,0 0,3 0,3 8,6 8,1 1,0 0,9 3209,5 1375,4 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10-8 СД9 921/5-10-9 300 300 60,4 98,4 98,4 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 7827,8 3354,5 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/13 СД2 261/14 250 250 27,7 73,9 73,9 0,0 0,0 1,4 1,3 0,5 0,4 3253,8 1396,5 149,2 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/2 СД9 935ЦТП-10 150 150 90,6 36,4 36,4 0,5 0,4 5,0 4,7 0,6 0,6 7648,8 3279,6 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928 СД9 928/1Л 150 150 21,3 25,0 25,0 0,1 0,0 2,4 2,2 0,4 0,4 1795,1 770,3 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2Л-2 CD2 ЦТП_П_15А 200 200 52,1 21,9 21,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 5354,5 2296,4 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/8А-1 СД9 КРП_Мал19А 250 250 159,3 124,6 124,6 0,6 0,6 4,0 3,7 0,8 0,7 18699,0 8010,6 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/17А СД2 /17А-1 200 200 36,6 56,5 56,5 0,1 0,1 2,6 2,5 0,5 0,5 3766,0 1615,8 148,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 129/3 корпус лікувальний Міська клін 150 150 22,3 106,4 106,4 0,9 0,9 42,3 39,8 1,8 1,7 1877,8 804,7 148,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-1 СД2 256/5-2 100 100 51,1 42,0 42,0 2,8 2,7 55,6 52,2 1,6 1,5 3765,4 1612,5 149,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/6А СД9 935/7 150 150 16,6 75,6 75,6 0,4 0,3 21,4 20,1 1,3 1,2 1395,7 598,1 148,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/7 CD2 ЦТП Ст_16а 80 80 122,6 13,6 13,6 2,3 2,2 18,7 17,6 0,8 0,8 8056,4 3457,2 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/5Л СД9 930/6Л 200 200 59,0 45,3 45,2 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 6069,3 2600,2 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/1 СД9 947/2 250 250 71,3 102,6 102,6 0,2 0,2 2,7 2,5 0,6 0,6 8386,8 3593,6 149,3 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924 СД9 924/1 200 200 36,1 67,8 67,7 0,1 0,1 3,8 3,6 0,7 0,6 3725,0 1597,9 149,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10 СД9 921/5-10-1 300 300 49,9 204,9 204,7 0,2 0,2 4,1 3,9 0,9 0,8 6455,9 2774,6 148,9 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951/2 CD9 ІТП_Ліс_41 100 100 10,6 16,1 16,0 0,1 0,1 8,1 7,6 0,6 0,6 780,3 334,4 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/9 СД2 256/9-1 125 125 112,6 20,9 20,9 0,5 0,5 4,3 4,0 0,5 0,5 9146,7 3927,7 149,3 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946 СД9 946/1 250 250 11,8 201,3 201,2 0,1 0,1 10,4 9,7 1,2 1,2 1387,9 595,4 149,3 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/4Л CD9 ЦТП_20А 100 100 36,3 12,3 12,3 0,2 0,2 4,8 4,5 0,5 0,4 2668,3 1143,1 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 233 СД2 ЦТП_Шал_5 150 150 45,8 30,5 30,5 0,2 0,2 3,5 3,3 0,5 0,5 3848,9 1650,4 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/1 СД9 946/2 250 250 73,2 201,3 201,2 0,8 0,7 10,4 9,7 1,2 1,2 8607,9 3688,7 149,3 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/7-3 СД9 КРП_33_31А 250 250 66,5 120,9 120,9 0,2 0,2 3,7 3,5 0,7 0,7 7803,4 3343,8 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/3Л СД9 БН2_Курч8 150 150 18,1 22,0 22,0 0,0 0,0 1,8 1,7 0,4 0,4 1517,2 650,9 148,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/2Л СД9 930/2Л-1 150 150 34,7 20,7 20,7 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,3 2925,1 1254,5 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/1Л СД2 256/2Л 200 200 55,1 75,0 74,9 0,3 0,2 4,7 4,4 0,7 0,7 5685,5 2436,2 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/1Л СД9 БН_Міл_17 100 100 69,9 23,6 23,6 1,2 1,2 17,6 16,5 0,9 0,9 5129,9 2199,9 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/4 СД9 946/5 200 200 77,1 102,1 102,0 0,7 0,6 8,6 8,1 1,0 0,9 7961,3 3411,3 149,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/8 СД9 БН_Вол6/55 200 200 141,0 51,5 51,5 0,3 0,3 2,2 2,1 0,5 0,5 14521,0 6218,6 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9 СД2 261/9-1 100 100 82,5 23,6 23,6 1,5 1,4 17,6 16,5 0,9 0,9 6065,5 2604,2 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/3 СД9 БН-Ал_13 125 125 39,3 19,7 19,7 0,1 0,1 3,8 3,5 0,5 0,5 3194,9 1370,4 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/4 СД9 БН_А_17А 150 150 57,3 35,7 35,7 0,3 0,3 4,8 4,5 0,6 0,6 4837,2 2074,4 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/1Ла СД9 940/2Л 250 250 12,0 92,1 92,0 0,0 0,0 2,2 2,0 0,6 0,5 1406,3 602,7 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944/1-1 будинок житловий 100 100 30,8 15,3 15,3 0,2 0,2 7,4 7,0 0,6 0,6 2267,2 971,3 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256ВЛЕВО СД2 256/1Л 200 200 28,6 75,0 74,9 0,1 0,1 4,7 4,4 0,7 0,7 2955,0 1266,3 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/3 СД9 946/4 200 200 26,7 102,7 102,6 0,2 0,2 8,7 8,2 1,0 0,9 2755,4 1180,1 149,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/4 СД9 БН_Курч_11 200 200 42,1 41,8 41,7 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 4344,3 1861,3 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944/1 СД9 ІТП_Міл_42 100 100 52,2 15,3 15,3 0,4 0,4 7,4 7,0 0,6 0,6 3855,2 1648,5 149,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3-1А СД9 943/3-1 200 200 76,4 33,9 33,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 7917,5 3387,3 149,4 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/6 СД9 БН_16 125 125 68,8 21,4 21,4 0,3 0,3 4,5 4,2 0,5 0,5 5583,5 2389,8 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП_Брат10 СД9 до буд.8 100 100 50,2 22,4 22,4 0,8 0,7 15,8 14,9 0,9 0,8 3683,8 1578,3 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/4Л СД9 930/5Л 200 200 57,1 45,3 45,2 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 5880,2 2519,1 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930 СД9 930/1Л 250 250 81,9 125,8 125,7 0,3 0,3 4,1 3,8 0,8 0,7 9605,2 4119,5 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/4 СД9 947/5 150 150 139,8 43,4 43,4 1,0 0,9 7,0 6,6 0,7 0,7 11804,1 5055,2 149,0 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/6-1 СД2 261/6-2 100 100 49,8 19,9 19,9 0,6 0,6 12,4 11,7 0,8 0,7 3653,3 1564,9 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/1Ла CD9 940/1Ла-5 80 80 53,9 8,9 8,9 0,4 0,4 8,0 7,5 0,5 0,5 3545,3 1517,6 149,0 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/2 СД9 947/3 200 200 27,0 102,6 102,6 0,2 0,2 8,7 8,2 1,0 0,9 2788,2 1194,8 149,2 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/8 CD2 Мод_М_11Б 80 80 34,6 5,9 5,9 0,1 0,1 3,5 3,3 0,4 0,3 2273,4 975,0 148,9 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/3 СД9 935/4 250 250 87,8 168,7 168,6 0,6 0,6 7,3 6,8 1,0 1,0 10297,7 4413,1 148,8 69,1
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935 СД9 935/1 300 300 78,3 261,2 261,0 0,5 0,5 6,7 6,3 1,1 1,0 10154,8 4354,6 148,9 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256ВПРАВО СД2 256ВЛЕВО 600 600 13,8 75,0 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2771,5 1191,8 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4-4 СД9 ввідШ.А_16 200 200 60,1 53,3 53,3 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 6179,2 2647,4 148,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/3 СД9 926/4 200 200 146,3 95,7 95,6 1,1 1,0 7,6 7,1 0,9 0,9 15092,1 6465,3 148,9 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923/2 СД9 923/3 200 200 231,9 72,0 72,0 1,0 0,9 4,3 4,0 0,7 0,6 23886,0 10227,7 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-8 СД2 222/2-9 300 300 65,4 99,8 99,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 8455,1 3625,0 148,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/1Л СД9 940/1Ла 250 250 67,2 100,9 100,9 0,2 0,2 2,6 2,5 0,6 0,6 7885,3 3378,7 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943 СД9 944 500 500 104,8 790,1 788,1 0,4 0,4 4,2 3,9 1,2 1,1 18412,1 7892,8 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 945 СД9 946 500 500 121,8 708,1 706,4 0,4 0,4 3,4 3,2 1,1 1,0 21389,5 9166,2 149,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12А3 СД9 ЦТП_Мир_25 150 150 29,9 20,2 20,2 0,0 0,0 1,5 1,4 0,3 0,3 2513,7 1077,0 148,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923/1А СД9 923/2 200 200 24,2 72,0 72,0 0,1 0,1 4,3 4,0 0,7 0,6 2491,7 1067,8 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951/2 СД9 951/3 200 200 17,8 87,2 87,1 0,1 0,1 6,3 5,9 0,8 0,8 1836,6 787,1 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/1 СД9 935/2 300 300 63,4 235,1 235,0 0,3 0,3 5,4 5,1 1,0 0,9 8230,9 3526,7 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 КРП_11_13А CD2 ЦТП_Мал13А 200 200 6,6 58,4 58,4 0,0 0,0 2,8 2,7 0,6 0,5 676,2 289,8 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ІТП_Курч_7 будинок житловий 80 80 39,5 8,2 8,2 0,3 0,3 6,9 6,5 0,5 0,5 2595,6 1111,5 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП_10 СД9 ЦТП_Брат10 100 100 3,9 44,4 44,4 0,2 0,2 61,9 58,1 1,7 1,6 289,2 123,9 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до буд.11Б будинок житловий 125 125 40,0 11,0 11,0 0,0 0,0 1,2 1,1 0,3 0,3 3241,5 1388,1 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/4 СД9 КРП_7А 200 200 25,6 72,3 72,3 0,1 0,1 4,3 4,1 0,7 0,7 2642,5 1131,9 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 936 СД9 936/1(УТ-2 150 150 70,9 21,5 21,5 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,3 5968,7 2560,5 148,8 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/4 СД9 924/6 200 200 110,7 42,3 42,3 0,2 0,2 1,5 1,4 0,4 0,4 11411,0 4886,9 148,9 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940 СД9 940/1Л 250 250 45,5 101,0 100,9 0,1 0,1 2,6 2,5 0,6 0,6 5335,1 2287,5 149,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/2Л СД9 БН-3_23 200 200 110,2 52,2 52,2 0,2 0,2 2,3 2,1 0,5 0,5 11375,0 4877,5 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/4 СД2 250/5 150 150 49,7 24,2 24,2 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 4181,2 1791,1 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950 СД9 950/1 400 400 50,0 251,4 250,9 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 7506,8 3218,1 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944 СД9 945 500 500 221,8 708,2 706,3 0,7 0,7 3,4 3,2 1,1 1,0 38965,9 16694,3 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до 926/7 СД9 926/7 200 200 42,5 21,9 21,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4371,1 1872,3 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 950/1а СД9 950/2 500 500 110,2 225,5 225,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 19327,4 8281,3 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до ТК930/2 СД9 930/2Л 200 200 69,1 78,3 78,3 0,4 0,3 5,1 4,8 0,8 0,7 7118,3 3049,9 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/2 СД9 926/3 250 250 78,6 95,7 95,6 0,2 0,2 2,3 2,2 0,6 0,6 9218,8 3949,9 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП-8А СД9 до ТК930/2 200 200 6,1 78,3 78,3 0,0 0,0 5,1 4,8 0,8 0,7 629,9 269,9 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/4 СД9 935/5 200 200 98,5 133,0 133,0 1,4 1,4 14,6 13,7 1,3 1,2 10149,9 4347,9 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/2 СД9 935/3 250 250 55,2 198,6 198,5 0,6 0,5 10,1 9,5 1,2 1,1 6468,3 2771,4 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/3 СД9 950/4 500 500 26,3 159,2 159,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4612,2 1976,7 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/4Л СД9 БН2_Курч_3 200 200 91,3 31,6 31,6 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,3 9391,9 4021,9 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/6 СД9 КРП_10 200 200 29,4 44,4 44,4 0,0 0,0 1,6 1,5 0,4 0,4 3025,4 1296,4 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/3Л СД9 930/4Л 200 200 78,3 57,6 57,6 0,2 0,2 2,7 2,6 0,6 0,5 8064,7 3455,0 148,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП_33_31А СД9 ЦТП_Мал31А 200 200 5,9 97,1 97,1 0,0 0,0 7,8 7,3 0,9 0,9 608,3 260,7 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП_Брат10 СД9 до 926/7 200 200 7,0 21,9 21,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 714,8 306,3 148,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/4 СД9 943/3 500 500 125,6 1226,9 1221,3 1,3 1,2 10,1 9,4 1,9 1,8 22072,7 9459,3 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226 СД2 ввід ЦТП 200 200 40,0 83,4 83,4 0,2 0,2 5,7 5,4 0,8 0,8 4117,6 1768,9 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/1Л СД9 КРП-8А 250 250 100,2 100,4 100,3 0,3 0,2 2,6 2,4 0,6 0,6 11760,9 5036,3 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951/1 СД9 951/2 250 250 123,3 103,2 103,2 0,3 0,3 2,7 2,6 0,6 0,6 14437,9 6187,2 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/3 СД9 947/4 150 150 81,2 43,4 43,4 0,6 0,5 7,1 6,6 0,7 0,7 6870,4 2938,8 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП_7А СД9 ЦТП_Міл_7А 150 150 25,8 25,4 25,4 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 2176,0 933,6 148,7 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/1 CD9 950/1а 400 400 80,9 225,5 225,0 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 12161,3 5210,0 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/4а СД9 943/4 500 500 35,8 1226,9 1221,3 0,4 0,3 10,1 9,4 1,9 1,8 6288,0 2694,8 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П3 СД9 943/4Б 500 500 109,7 1227,0 1221,2 1,1 1,0 10,1 9,4 1,9 1,8 19228,9 8258,7 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/4Б СД9 943/4а 500 500 30,6 1226,9 1221,3 0,3 0,3 10,1 9,4 1,9 1,8 5381,3 2306,2 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/9Л СД2 226/10Л 250 250 139,9 98,5 98,5 0,3 0,3 2,5 2,3 0,6 0,6 16351,1 7004,5 148,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/5 СД9 934/6 200 200 60,6 89,7 89,7 0,4 0,4 6,6 6,2 0,9 0,8 6231,9 2670,3 148,5 69,0
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/5 СД9 БН4Курч_23 150 150 21,6 34,8 34,8 0,1 0,1 4,5 4,3 0,6 0,6 1818,5 779,9 148,7 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/1 СД9 926/2 250 250 63,9 95,7 95,6 0,2 0,1 2,3 2,2 0,6 0,6 7497,7 3212,6 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/4 СД9 БН_Жук_24 200 200 25,7 49,7 49,7 0,1 0,0 2,0 1,9 0,5 0,4 2645,5 1135,3 148,7 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/2 СД9 943/1 500 500 208,4 1121,9 1116,6 1,8 1,6 8,5 7,9 1,7 1,6 36618,8 15692,4 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/1 СД9 943 500 500 111,8 1057,9 1052,7 0,8 0,8 7,5 7,0 1,6 1,5 19642,0 8417,1 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946 СД9 947 500 500 69,7 506,7 505,3 0,1 0,1 1,7 1,6 0,8 0,7 12239,4 5243,0 149,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/4 СД9 934/5 200 200 29,1 89,7 89,6 0,2 0,2 6,6 6,2 0,9 0,8 2999,4 1285,3 148,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-2 СД2 БН 100 100 58,7 18,0 18,0 0,6 0,6 10,2 9,6 0,7 0,6 4324,0 1853,7 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/2 СД2 261/2-1 100 100 36,0 26,6 26,6 0,8 0,8 22,2 20,8 1,0 1,0 2635,2 1129,1 148,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12А2 СД9 921/5-12А3 150 150 37,2 20,2 20,2 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 3130,0 1340,9 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/2Л СД9 930/3Л 200 200 50,1 57,6 57,6 0,1 0,1 2,7 2,6 0,6 0,5 5158,6 2209,4 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП_Мал19А СД9 ТП_Мал_19А 200 200 16,4 104,0 104,0 0,1 0,1 8,9 8,4 1,0 0,9 1689,4 724,1 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/6Л СД2 226/7Л 250 250 126,8 134,2 134,2 0,6 0,5 4,6 4,3 0,8 0,8 14826,9 6352,5 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/3 СД9 924/4 200 200 62,6 42,3 42,3 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 6457,1 2766,2 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926 СД9 926/1 250 250 34,4 95,7 95,6 0,1 0,1 2,3 2,2 0,6 0,6 4038,9 1731,4 149,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/7 СД9 950/8 400 400 75,2 109,4 109,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 11266,3 4827,1 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3 СД9 943/2 500 500 99,0 1121,9 1116,5 0,8 0,8 8,5 7,9 1,7 1,6 17388,5 7450,5 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/10 СД2 261/10-1 100 100 55,4 16,6 16,6 0,5 0,5 8,6 8,1 0,6 0,6 4075,7 1750,2 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/3 СД9 934/4 200 200 35,7 89,7 89,6 0,2 0,2 6,6 6,2 0,9 0,8 3671,9 1573,5 148,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/1 СД9 БН_Алейх_7 150 150 39,1 26,1 26,1 0,1 0,1 2,5 2,4 0,4 0,4 3303,7 1417,3 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/2а СД9 950/3 500 500 110,5 163,5 163,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 19355,0 8292,4 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/3 СД2 250/4 150 150 47,6 24,2 24,2 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 4007,0 1716,9 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/4 CD2 цтп_Мик7в 100 100 51,9 11,0 11,0 0,2 0,2 3,8 3,6 0,4 0,4 3807,7 1631,5 148,4 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН Ш.А_16А Школа I-III cтупенів N 190 50 50 35,0 9,3 9,3 3,6 3,4 102,9 96,7 1,4 1,3 1854,2 794,2 148,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/8Л СД2 226/9Л 250 250 58,2 98,5 98,5 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 6797,4 2912,6 148,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 691074 СД9 до ТК926/6 200 200 4,7 44,4 44,4 0,0 0,0 1,6 1,5 0,4 0,4 486,8 208,6 148,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/2 СД9 БН_Лісн_31 200 200 66,2 62,0 62,0 0,2 0,2 3,2 3,0 0,6 0,6 6827,8 2929,7 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951/3 СД9 ЦТП_Вол20А 150 150 207,1 44,8 44,8 1,6 1,5 7,5 7,1 0,8 0,7 17452,2 7467,9 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/7Л СД2 226/8Л 250 250 18,3 98,5 98,5 0,0 0,0 2,5 2,3 0,6 0,6 2140,7 917,1 148,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до ТК926/6 СД9 926/6 200 200 62,0 44,4 44,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 6383,5 2734,7 148,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944 СД9 944/1 200 200 86,1 81,8 81,8 0,5 0,4 5,5 5,2 0,8 0,7 8897,9 3817,9 149,4 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/2 СД9 924/3 200 200 19,2 42,3 42,3 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 1981,5 848,2 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/2 СВ2 211/3 250 250 29,9 98,3 98,1 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 3513,2 1505,5 149,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/2 СД9 950/2а 500 500 46,8 163,5 163,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 8201,4 3512,4 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л СД2 226/6Л 250 250 63,5 134,2 134,1 0,3 0,3 4,6 4,3 0,8 0,8 7426,3 3184,7 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 948 СД9 949 500 500 176,7 396,5 395,3 0,2 0,2 1,1 1,0 0,6 0,6 30998,3 13282,2 149,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л-1 СД2 ЦТП_Дар_9А 125 125 62,2 31,6 31,6 0,6 0,6 9,7 9,1 0,8 0,7 5015,1 2155,2 148,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926/5 СД9 691074 200 200 34,9 46,9 46,9 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,4 3595,8 1540,8 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923/1 СД9 923/1А 200 200 194,4 72,0 71,9 0,8 0,8 4,3 4,0 0,7 0,6 20038,4 8581,5 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/6 СД9 950/7 400 400 56,8 109,5 109,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 8513,7 3648,0 148,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951 СД9 951/1 250 250 12,8 108,2 108,2 0,0 0,0 3,0 2,8 0,7 0,6 1501,3 643,4 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/5-1 СД9 690038 80 80 68,5 10,3 10,3 0,7 0,7 10,7 10,0 0,6 0,6 4495,3 1925,1 148,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947 СД9 948 500 500 75,2 396,6 395,3 0,1 0,1 1,1 1,0 0,6 0,6 13193,8 5652,4 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/1 СД9 ЦТП_Міл_30 150 150 14,2 19,9 19,9 0,0 0,0 1,5 1,4 0,3 0,3 1191,9 511,3 148,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/4Л СШ №218 Школа І-ІІІ ступенів № 80 80 40,1 12,4 12,4 0,6 0,6 15,5 14,6 0,7 0,7 2622,8 1124,2 148,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/7 СД9 946/8 200 200 189,6 51,6 51,5 0,4 0,4 2,2 2,1 0,5 0,5 19565,8 8366,1 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/2 СД2 ЦТП_П_16А 100 100 66,9 11,1 11,1 0,3 0,2 3,9 3,7 0,4 0,4 4910,2 2102,3 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4-3 СД9 928/4-4 200 200 189,0 53,3 53,3 0,4 0,4 2,4 2,2 0,5 0,5 19451,1 8328,0 148,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 949 СД9 950 500 500 218,2 359,9 358,8 0,2 0,2 0,9 0,8 0,6 0,5 38281,4 16396,6 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/1 СВ2 211/2 250 250 81,0 98,4 98,1 0,2 0,2 2,5 2,3 0,6 0,6 9518,9 4078,5 149,4 68,9
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/2 СД9 934/3 250 250 86,8 89,7 89,6 0,2 0,2 2,1 1,9 0,6 0,5 10164,9 4355,1 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 до 925/5 СД9 926/5 200 200 30,3 46,9 46,9 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,4 3122,9 1338,1 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 213/1а СД2 261/13 400 400 134,7 251,1 250,8 0,2 0,2 1,4 1,3 0,6 0,6 20255,7 8679,1 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН_Ш.А_8А СД9 до буд.11Б 125 125 41,6 11,1 11,0 0,1 0,0 1,2 1,1 0,3 0,3 3376,7 1444,2 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/5 СД9 950/6 400 400 36,5 109,5 109,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 5464,2 2341,5 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-7 СД2 222/2-8 300 300 51,4 132,8 132,7 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 6649,5 2849,7 148,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-5 СД2 ЦТП_Зап_9 80 80 49,6 11,4 11,4 0,7 0,6 13,2 12,5 0,7 0,6 3249,2 1391,5 148,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-5б СД2 222/2-6 300 300 19,2 175,7 175,6 0,1 0,1 3,0 2,9 0,8 0,7 2482,1 1063,7 148,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/6 СД2 261/6-1 125 125 88,5 19,9 19,9 0,3 0,3 3,8 3,6 0,5 0,5 7176,1 3073,2 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934 СД9 935 500 500 69,0 387,8 389,4 0,1 0,1 1,0 1,0 0,6 0,6 12080,5 5177,3 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/4 СД9 950/5 400 400 26,4 109,5 109,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 3959,1 1695,5 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 КРП_7А СД9 до 925/5 200 200 10,5 46,9 46,9 0,0 0,0 1,8 1,7 0,5 0,4 1083,0 463,8 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/3 СД2 261/2 250 250 40,8 26,6 26,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4761,1 2039,7 148,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12А1 СД9 921/5-12А2 150 150 42,1 20,2 20,2 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 3546,6 1519,3 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923/1Б СД9 923/1 250 250 43,6 72,0 71,9 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 5116,5 2192,4 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3-1 СД9 БН-5Ліс_4А 150 150 88,3 33,9 33,9 0,4 0,4 4,3 4,0 0,6 0,5 7476,6 3202,4 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/3Л СД9 ІТП_Курч_7 80 80 43,5 8,2 8,2 0,3 0,3 6,9 6,5 0,5 0,5 2859,5 1224,7 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-5А СД2 222/2-5б 300 300 43,6 175,8 175,6 0,1 0,1 3,0 2,9 0,8 0,7 5643,7 2418,5 148,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/4Л СД2 250/5Л 300 300 196,7 56,0 55,8 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 25453,1 10901,1 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-3 СД2 222/2-4 400 400 57,5 215,9 215,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,5 0,5 8613,4 3691,0 148,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211 СВ2 211/1 250 250 32,6 98,4 98,1 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 3822,8 1640,0 149,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923 СД9 924 600 600 59,7 1122,9 1122,8 0,2 0,2 3,3 3,1 1,2 1,1 12037,8 5159,0 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 213 СВ2 213/1а 400 400 104,5 251,1 250,7 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 15705,7 6736,6 149,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 925 СД9 926 600 600 119,2 1055,1 1055,2 0,3 0,3 2,9 2,7 1,1 1,1 24046,3 10304,9 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4-2 СД9 928/4-3 200 200 32,9 53,3 53,3 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 3381,6 1449,1 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-5 СД2 222/2-5А 400 400 33,6 175,8 175,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 5021,2 2152,2 148,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 933 СД9 934 500 500 67,8 477,5 479,0 0,1 0,1 1,5 1,5 0,7 0,7 11879,9 5091,0 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 932 СД9 933 500 500 38,5 477,5 479,0 0,1 0,1 1,5 1,5 0,7 0,7 6743,4 2889,9 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/5-1 СД9 БН_А.19 125 125 132,9 21,6 21,6 0,6 0,6 4,6 4,3 0,5 0,5 10770,6 4610,6 148,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-2 СД2 ВТ-1 400 400 47,0 211,3 211,0 0,0 0,0 1,0 0,9 0,5 0,5 7042,9 3029,6 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 941 СД9 940 500 500 111,1 267,6 264,9 0,1 0,0 0,5 0,4 0,4 0,4 19486,7 8349,8 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 922 СД9 923 600 600 131,3 1195,0 1194,6 0,5 0,5 3,7 3,5 1,3 1,2 26490,0 11352,2 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924 СД9 925 600 600 97,9 1055,1 1055,1 0,3 0,3 2,9 2,7 1,1 1,1 19748,1 8462,5 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/2 СД2 250/3 200 200 50,8 46,9 46,8 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,4 5228,5 2240,0 148,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-2 СД2 222/2-3 400 400 103,4 215,9 215,6 0,1 0,1 1,0 1,0 0,5 0,5 15492,7 6638,4 148,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 929 СД9 930 500 500 137,1 643,1 644,2 0,4 0,4 2,8 2,6 1,0 0,9 24033,3 10298,9 149,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921 СД9 922 600 600 108,8 1195,1 1194,5 0,4 0,4 3,7 3,5 1,3 1,2 21907,8 9409,1 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/3 СД2 ЦТППер_16В 150 150 122,3 22,7 22,7 0,2 0,2 1,9 1,8 0,4 0,4 10294,0 4405,2 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ІТП-К_21 CD9 690294 80 80 25,7 8,6 8,6 0,2 0,2 7,5 7,1 0,5 0,5 1680,4 719,8 147,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9-2л СД2 261/9-3л 100 100 71,0 14,7 14,7 0,5 0,5 6,8 6,4 0,6 0,5 5200,5 2226,6 148,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930 СД9 931 500 500 7,8 477,6 478,9 0,0 0,0 1,5 1,5 0,7 0,7 1370,4 587,2 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 931 СД9 932 500 500 111,6 477,6 478,9 0,2 0,2 1,5 1,5 0,7 0,7 19556,2 8380,3 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-6 СД2 222/2-7 300 300 105,4 138,6 138,5 0,2 0,2 1,9 1,8 0,6 0,6 13631,0 5838,6 148,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН_Лісн_31 СД9 950/2-1 125 125 15,0 62,0 62,0 0,6 0,5 37,4 35,1 1,5 1,4 1216,2 521,2 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928 СД9 929 500 500 95,1 643,2 644,2 0,3 0,3 2,8 2,6 1,0 0,9 16665,5 7142,3 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 924/6 СД9 924/7 150 150 63,2 9,9 9,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 5329,7 2277,6 148,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН-3_23 СД9 940/2л-1 150 150 14,8 52,2 52,2 0,2 0,1 10,2 9,6 0,9 0,8 1250,0 535,7 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/6 СД2 261/5 250 250 55,8 61,5 61,4 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 6534,0 2799,3 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 942 СД9 941 500 500 111,7 267,7 264,8 0,1 0,1 0,5 0,4 0,4 0,4 19595,8 8396,5 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12А СД9 921/5-12А1 150 150 36,8 20,2 20,2 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 3090,8 1326,9 148,7 68,9
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/3 СД9 928/3А 250 250 54,7 201,3 201,1 0,6 0,5 10,4 9,7 1,2 1,2 6413,9 2748,6 148,9 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 233 СД2 233ЦТП ТГХ 200 200 274,0 66,4 66,4 1,0 0,9 3,6 3,4 0,6 0,6 28160,0 12049,9 148,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-1Б СД2 222/2-2 400 400 58,5 215,9 215,6 0,1 0,1 1,0 1,0 0,5 0,5 8765,8 3756,3 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/1 СД9 934/2 250 250 126,8 89,7 89,6 0,3 0,2 2,1 1,9 0,6 0,5 14861,1 6366,2 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/12 СД2 261/11 400 400 49,7 177,2 176,9 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 7465,8 3199,3 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232а СД2 233 600 400 85,2 342,9 76,5 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,2 17125,8 7341,2 148,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/2 СД9 691318 80 80 94,3 15,9 15,9 2,4 2,3 25,8 24,2 1,0 0,9 6168,8 2643,0 148,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/17 СД2 261/17А 250 250 29,5 81,2 81,2 0,1 0,0 1,7 1,6 0,5 0,5 3446,1 1476,7 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/16А СД2 261/17 250 250 9,0 81,2 81,2 0,0 0,0 1,7 1,6 0,5 0,5 1048,5 449,3 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/12б СД2 261/12 400 400 10,6 177,2 176,9 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 1592,4 682,4 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/1 СД2 250/2 200 200 53,2 58,0 58,0 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,5 5477,1 2346,6 148,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 237/2 СД2 ЦТП_Мир_37 125 125 45,1 48,3 48,3 1,0 1,0 22,7 21,3 1,2 1,1 3641,2 1560,2 147,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/3Л СД9 940/4Л 200 200 136,5 31,6 31,6 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,3 14057,3 6016,9 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934 СД9 934/1 250 250 39,2 89,7 89,6 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,5 4595,2 1968,5 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-4 СД2 256/5-5 100 100 33,8 11,4 11,4 0,1 0,1 4,1 3,9 0,4 0,4 2478,0 1061,4 148,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ВТ-1 СД2 243/4 400 400 228,5 211,3 211,0 0,2 0,2 1,0 0,9 0,5 0,5 34405,6 14738,8 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4-1 СД9 928/4-2 200 200 48,5 62,6 62,6 0,2 0,1 3,2 3,0 0,6 0,6 4987,0 2136,8 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-2 СД2 ЦТП_Зап_9а 80 80 30,7 12,6 12,6 0,5 0,5 16,2 15,2 0,8 0,7 2021,8 867,2 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/7 СД2 261/6 250 250 62,6 81,3 81,3 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 7327,4 3141,0 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 923 СД9 923/1Б 250 250 114,7 72,0 71,9 0,2 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 13461,5 5764,6 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/12А СД2 261/12б 400 400 25,7 177,2 176,9 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 3860,9 1654,6 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/3 СД2 261/3-1 100 100 49,9 9,9 9,9 0,2 0,1 3,1 2,9 0,4 0,4 3653,5 1563,8 148,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 927 СД9 928 600 600 126,0 869,6 870,1 0,2 0,2 2,0 1,8 0,9 0,9 25408,8 10888,6 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-4 СД2 222/2-5 400 400 30,4 176,2 176,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 4545,8 1947,3 148,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/7 СД2 261/16А 250 250 5,4 69,5 69,3 0,0 0,0 1,2 1,2 0,4 0,4 628,1 268,8 148,9 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 237/1 CD2 237/2 125 125 24,5 48,3 48,3 0,6 0,5 22,7 21,3 1,2 1,1 1975,0 846,3 147,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН_Ш.А_8А будинок житловий 50 50 2,5 11,0 11,0 0,4 0,3 146,0 137,2 1,7 1,6 130,9 56,2 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250 СД2 250/1 200 200 45,0 76,2 76,2 0,2 0,2 4,8 4,5 0,7 0,7 4619,7 1984,4 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/2 СД9 928/3 250 250 105,8 201,3 201,1 1,1 1,0 10,4 9,7 1,2 1,2 12395,2 5311,4 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 926 СД9 927 600 600 104,9 869,7 870,1 0,2 0,2 2,0 1,8 0,9 0,9 21154,4 9062,1 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943 СД9 942 500 500 156,8 267,7 264,7 0,1 0,1 0,5 0,4 0,4 0,4 27549,6 11793,1 149,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/13 СД2 261/12А 400 400 43,2 177,2 176,9 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 6496,4 2782,1 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/5Л СД9 БНКурчат_4 150 150 89,0 30,7 30,7 0,3 0,3 3,5 3,3 0,5 0,5 7465,0 3197,2 147,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4 СД9 928/4-1 200 200 46,1 62,6 62,6 0,1 0,1 3,2 3,0 0,6 0,6 4741,2 2033,2 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/1 СД9 928/2 250 250 94,8 201,3 201,1 1,0 0,9 10,4 9,7 1,2 1,2 11107,8 4759,8 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/6 СВ2 211/7 250 250 39,1 69,5 69,3 0,0 0,0 1,2 1,2 0,4 0,4 4579,0 1962,1 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 225 СД2 226 600 400 76,9 743,7 476,4 0,1 0,4 1,4 4,6 0,8 1,1 15461,5 6626,2 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/4 блок господарчий Комунальне пі 40 40 11,7 0,6 0,6 0,0 0,0 1,4 1,4 0,1 0,1 569,2 243,0 149,2 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-16 СД2 222/2-17 200 200 24,8 33,0 33,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 2538,6 1087,7 147,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/14 СД2 261/14-1 100 100 65,3 24,2 24,2 1,2 1,1 18,4 17,3 0,9 0,9 4815,0 2064,0 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/9 CD9 ІТП Волк_8 150 150 47,5 26,2 26,2 0,1 0,1 2,6 2,4 0,4 0,4 3984,7 1707,0 147,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940/2Л СД9 940/3Л 200 200 44,1 39,8 39,8 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 4553,3 1948,0 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938 СД9 938/1Л 200 200 89,0 88,8 88,7 0,6 0,5 6,5 6,1 0,9 0,8 9146,2 3920,5 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/2Л СД9 938/3Л 200 200 107,1 65,1 65,1 0,4 0,4 3,5 3,3 0,6 0,6 11004,5 4714,1 148,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2 СД2 222/2-1Б 400 400 201,0 216,0 215,5 0,2 0,2 1,0 1,0 0,5 0,5 30087,1 12901,5 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/3 CD9 938/4 200 200 141,2 50,4 50,3 0,3 0,3 2,1 2,0 0,5 0,5 14478,2 6201,2 148,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/5 СД9 935/5-1 150 150 52,9 36,0 36,0 0,3 0,2 4,9 4,6 0,6 0,6 4460,5 1908,5 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/10 СД9 ЦТП_Брат34 150 150 19,5 26,6 26,6 0,1 0,0 2,7 2,5 0,5 0,4 1634,2 700,2 147,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950 СД9 951 500 500 232,0 108,3 108,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 40669,5 17397,1 149,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/11 СД2 261/10 400 400 47,2 145,7 145,4 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,3 7082,0 3033,6 149,1 68,8
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ввід_Міл18 КП "КК з осблуговування житлов 50 50 10,5 11,9 11,9 1,8 1,7 168,9 158,7 1,8 1,7 559,6 240,8 148,9 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/1 СД2 256/1-1л 100 100 60,0 30,4 30,4 1,8 1,6 29,2 27,4 1,2 1,1 4410,0 1898,3 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/11 СД2 261/11-1л 100 100 45,7 21,8 21,8 0,7 0,6 14,9 14,0 0,8 0,8 3361,5 1444,2 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/4 СД2 261/3 250 250 76,6 36,5 36,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8951,7 3833,1 148,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/7 CD9 946/7-1 150 150 35,9 50,5 50,5 0,3 0,3 9,5 9,0 0,9 0,8 3033,1 1301,4 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 224 СД2 225 600 400 111,0 743,8 476,3 0,2 0,5 1,4 4,6 0,8 1,1 22285,6 9568,8 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/1л-1 ЖБК "Дніпро" 80 80 40,8 7,5 7,5 0,2 0,2 5,7 5,4 0,4 0,4 2667,8 1142,3 148,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/4 СД2 ЦТП_Зап_14 150 150 62,6 20,4 20,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,3 0,3 5240,7 2246,8 147,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232 СД2 232а 600 400 56,5 342,9 76,5 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,2 11345,1 4863,2 148,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/5 СВ2 211/6 250 250 50,5 69,5 69,2 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,4 5916,4 2535,0 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 КРП_13/2 CD2 620656 65 65 32,2 13,3 13,3 1,7 1,6 53,6 50,4 1,2 1,1 1955,1 837,6 147,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/5 СД2 261/4 250 250 64,2 47,5 47,5 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 7515,9 3217,7 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928 СД9 928/1 300 300 130,7 201,3 201,0 0,5 0,5 4,0 3,7 0,9 0,8 16956,7 7262,8 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/4Л СД2 226/5Л 300 300 91,3 167,8 167,6 0,3 0,2 2,8 2,6 0,7 0,7 11805,5 5058,5 148,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4-2 СД9 БН Ш.А_16А 100 100 61,3 9,3 9,3 0,2 0,2 2,7 2,6 0,4 0,3 4501,1 1925,5 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 256/2Л-3-1 CD2 КРП_13/2 80 80 4,2 13,3 13,3 0,1 0,1 18,0 17,0 0,8 0,8 275,6 118,1 147,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/3Л СД2 250/4Л 300 300 47,7 71,7 71,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 6175,5 2646,0 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/1 СД2 256/1-1 100 100 50,2 31,3 31,3 1,5 1,5 30,8 28,9 1,2 1,1 3690,0 1588,7 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/1Л СД9 938/2Л 200 200 55,4 65,1 65,1 0,2 0,2 3,5 3,3 0,6 0,6 5696,6 2439,8 148,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2Л-1 СД2 256/2Л-2 200 200 79,1 35,2 35,2 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 8140,1 3486,5 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/2л СД2 250/3Л 300 300 10,0 71,7 71,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 1299,4 556,8 148,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/1 СД9 ІТП Ліс_35 100 100 25,1 25,9 25,9 0,5 0,5 21,1 19,8 1,0 0,9 1849,8 794,3 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/3Л СД2 226/4Л 300 300 41,1 167,8 167,6 0,1 0,1 2,8 2,6 0,7 0,7 5310,2 2275,6 148,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 231 СД2 232 600 400 17,7 390,4 123,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 3555,3 1523,7 148,4 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/3Л СД9 938/4Л 150 150 56,2 43,1 43,1 0,4 0,4 7,0 6,5 0,7 0,7 4723,9 2022,7 148,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН-5Ліс_4А СД9 943/3-1-1 125 125 12,6 33,9 33,9 0,1 0,1 11,2 10,5 0,8 0,8 1022,9 438,4 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/2Л СД2 226/3Л 300 300 17,0 167,8 167,6 0,0 0,0 2,8 2,6 0,7 0,7 2196,6 941,4 148,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-15 СД2 222/2-16 200 200 46,8 33,0 33,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4794,5 2054,0 147,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/4 СВ2 211/5 250 250 55,0 69,5 69,2 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,4 6447,9 2762,7 149,2 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9-1л СД2 261/9-2л 100 100 58,6 14,7 14,7 0,4 0,4 6,8 6,4 0,6 0,5 4295,1 1839,3 148,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3 СД9 943/3-1А 200 200 61,4 88,2 88,2 0,4 0,4 6,4 6,0 0,8 0,8 6351,1 2727,6 149,5 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 622/27-3 CD2 622/27-4 300 300 95,1 295,7 295,7 0,8 0,8 8,6 8,1 1,3 1,2 12237,6 5244,1 147,4 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/4Л СД9 938/5Л 150 150 69,1 30,7 30,7 0,2 0,2 3,5 3,3 0,5 0,5 5802,2 2484,7 148,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/1Л СД2 226/2Л 300 300 34,3 167,8 167,6 0,1 0,1 2,8 2,6 0,7 0,7 4434,9 1900,5 148,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 237 CD2 237/1 200 200 106,4 48,3 48,2 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,4 10859,8 4670,5 147,9 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/10 СД2 261/9 400 400 93,9 129,1 128,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 14093,8 6036,4 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/3 СД9 БН_Жук45А 150 150 83,3 43,4 43,4 0,6 0,6 7,1 6,6 0,7 0,7 7042,6 3021,1 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/1л СД2 250/2л 300 300 28,6 71,7 71,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 3705,7 1588,0 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 до ж_б CD2 256/2Л-3-1 80 80 18,9 13,3 13,3 0,3 0,3 18,0 17,0 0,8 0,8 1231,2 527,5 147,8 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250 СД2 250/1л 300 300 14,4 71,7 71,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 1865,7 801,0 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ІТП_П_13/2 СД2 до ж_б 80 80 7,0 13,3 13,3 0,1 0,1 18,0 17,0 0,8 0,8 459,2 196,8 147,8 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226 СД2 227 600 400 120,1 492,4 225,4 0,1 0,1 0,6 1,0 0,5 0,5 24157,1 10348,0 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-3 СД2 256/5-4 100 100 52,2 11,4 11,4 0,2 0,2 4,1 3,9 0,4 0,4 3835,7 1642,4 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944/1 СД9 944/2 200 200 65,7 66,5 66,5 0,2 0,2 3,7 3,4 0,6 0,6 6802,4 2915,6 149,3 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211/3 СВ2 211/4 250 250 56,0 69,5 69,2 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,4 6581,7 2816,1 149,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2Л СД2 256/2Л-1 200 200 41,2 35,2 35,2 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 4250,1 1817,1 149,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/8 СД2 261/7 250 250 92,2 84,8 84,7 0,2 0,2 1,8 1,7 0,5 0,5 10797,1 4625,2 148,9 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-4 СД9 943/9Б-8 300 300 136,1 174,1 173,9 0,4 0,4 3,0 2,8 0,7 0,7 17662,7 7598,1 149,3 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/1-1 СД9 690455 80 80 163,7 10,3 10,2 1,7 1,6 10,7 10,0 0,6 0,6 10796,0 4599,8 149,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/4л-1 CD2 620623 125 125 62,0 15,8 15,8 0,2 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 4998,5 2140,4 147,8 68,8
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226 СД2 226/1Л 300 300 133,5 167,8 167,6 0,4 0,3 2,8 2,6 0,7 0,7 17280,1 7399,2 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9 СД2 261/8 250 250 42,9 90,7 90,6 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 5029,3 2154,1 149,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 до ТК-1 СД9 947/1л-1 80 80 24,2 7,5 7,5 0,1 0,1 5,7 5,4 0,4 0,4 1583,4 678,2 148,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 230 СД2 231 600 400 99,7 390,5 123,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 20019,3 8582,7 148,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 622/27-2 CD2 622/27-3 300 300 318,0 295,7 295,6 2,7 2,6 8,6 8,1 1,3 1,2 40918,1 17529,8 147,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/6 СД2 256/6-1 100 100 160,3 10,9 10,8 0,6 0,6 3,7 3,5 0,4 0,4 11784,5 5039,7 149,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-1 CD2 ЦТП_З_13б 125 125 21,9 16,8 16,8 0,1 0,1 2,7 2,6 0,4 0,4 1779,9 763,6 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ІТП_Л-29 CD9 до ТК-1 80 80 4,2 7,5 7,5 0,0 0,0 5,7 5,4 0,4 0,4 274,3 117,5 148,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 212 СВ2 213 1000 1000 158,2 2035,0 2022,4 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8 0,7 46487,0 19921,5 149,4 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-3 СД9 921/5-4 600 600 87,8 1783,1 1772,4 0,7 0,7 8,2 7,6 1,9 1,8 17699,6 7585,3 149,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 209 СВ2 210 1000 1000 47,6 2150,8 2136,7 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 13990,0 5995,6 149,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 210 СВ2 211 1000 1000 105,8 2139,6 2125,7 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 31083,2 13320,5 149,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 #64 СД9 #63 600 600 24,0 1783,3 1772,2 0,2 0,2 8,2 7,6 1,9 1,8 4840,1 2074,3 149,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 211 СВ2 212 1000 1000 162,9 2041,1 2027,9 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8 0,7 47876,6 20516,2 149,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-2 СД9 921/5-3 600 600 126,1 1783,2 1772,3 1,0 1,0 8,2 7,6 1,9 1,8 25428,1 10897,3 149,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 208 СВ2 209 1000 1000 86,0 2150,9 2136,5 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 25282,8 10835,1 149,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-1 СД9 921/5-2 600 600 26,7 1783,2 1772,3 0,2 0,2 8,2 7,6 1,9 1,8 5376,5 2304,2 149,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 #63 СД9 921/5-1 600 600 10,3 1783,3 1772,2 0,1 0,1 8,2 7,6 1,9 1,8 2073,2 888,5 149,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 207 СВ2 208 1000 1000 34,7 2151,0 2136,5 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 10184,4 4364,7 149,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 206 СВ2 207 1000 1000 172,2 2151,3 2136,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 50625,2 21695,1 149,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/11 СД2 261/11-1 100 100 139,9 9,7 9,7 0,4 0,4 3,0 2,8 0,4 0,4 10297,3 4396,3 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-1 СД9 #64 600 600 135,7 1783,4 1772,1 1,1 1,0 8,2 7,6 1,9 1,8 27367,7 11728,5 149,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 214 СВ2 215 1000 1000 40,2 1783,5 1772,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,7 0,6 11795,4 5055,1 149,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 215 СД9 9П-1 1000 1000 34,7 1783,4 1772,1 0,0 0,0 0,6 0,5 0,7 0,6 10179,4 4362,5 149,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 213 СВ2 214 1000 1000 30,7 1783,5 1771,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,7 0,6 9029,3 3869,1 149,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 622/27-1 CD2 622/27-2 300 300 94,0 295,8 295,6 0,8 0,8 8,6 8,1 1,3 1,2 12100,7 5185,5 147,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-14 СД2 222/2-15 200 200 68,8 33,0 33,0 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 7045,2 3017,6 148,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 937 СД9 938 500 500 74,9 104,9 106,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 13090,7 5609,1 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/1 CD2 ЦТП_Нав_61 100 100 25,9 10,1 10,1 0,1 0,1 3,2 3,0 0,4 0,4 1882,5 809,0 147,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/2 СД9 938/3 200 200 159,0 58,0 58,0 0,4 0,4 2,8 2,6 0,6 0,5 16319,9 6987,5 148,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2Л-3 СД2 ІТП_П_13/2 100 100 27,7 13,3 13,3 0,2 0,1 5,6 5,3 0,5 0,5 2022,5 866,4 148,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 205 СВ2 206 1000 1000 130,4 2151,5 2135,9 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 38334,5 16428,3 149,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 950/4-8 ДЗ №534 УО Деснянської РДА в м 50 50 48,5 4,2 4,2 1,0 1,0 21,2 20,0 0,6 0,6 2565,1 1097,5 148,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 622/27 CD2 622/27-1 300 300 117,7 295,8 295,6 1,0 0,9 8,6 8,1 1,3 1,2 15144,1 6489,4 147,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/19А CD2 222/22 700 700 51,2 351,4 350,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 11434,1 4899,9 147,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 204а СВ2 205 1000 1000 153,1 2151,8 2135,6 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 44998,0 19283,8 149,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 228 СД2 229 600 400 123,9 433,9 167,1 0,1 0,1 0,5 0,6 0,5 0,4 24880,7 10663,5 148,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/6 CD9 ІТП-К_21 80 80 73,0 8,6 8,6 0,6 0,5 7,5 7,1 0,5 0,5 4780,1 2045,6 148,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222 СД2 222/1 700 700 128,6 771,0 766,5 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 28850,3 12372,0 148,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/1 CD2 ЦТП_Нав_59 100 100 18,8 6,7 6,7 0,0 0,0 1,4 1,3 0,3 0,2 1367,0 587,4 147,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/1 СД9 938/2 200 200 96,0 74,0 73,9 0,4 0,4 4,5 4,2 0,7 0,7 9859,4 4222,6 148,4 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/12 СД2 256/11 400 400 10,9 723,3 734,4 0,1 0,1 11,4 11,0 1,7 1,7 1639,6 702,7 149,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/11 СД2 256/10 400 400 26,4 723,3 734,4 0,3 0,3 11,4 11,0 1,7 1,7 3957,8 1696,2 149,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 944/2 СД9 ЦТП_Міл42А 200 200 55,5 66,5 66,5 0,2 0,2 3,7 3,4 0,6 0,6 5745,3 2461,7 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/10 СД2 256/9 400 400 34,2 723,3 734,4 0,4 0,4 11,4 11,0 1,7 1,7 5133,3 2200,0 149,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/24 CD2 622/27 700 700 42,9 295,8 295,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9579,7 4105,2 147,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/9 СД2 256/9-1л 100 100 14,6 35,1 35,1 0,6 0,5 38,8 36,5 1,4 1,3 1072,7 461,8 149,3 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935 СД9 936 500 500 91,6 126,5 128,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 16044,6 6864,2 148,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9Б-8 СД9 943/9Б-9 250 250 92,1 108,7 108,7 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,6 10849,7 4648,5 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/9 СД9 934/10 150 150 131,3 26,6 26,6 0,3 0,3 2,7 2,5 0,5 0,4 11007,6 4712,3 148,0 68,8
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/3 СД9 БН_5_Л_22 200 200 31,1 59,2 59,2 0,1 0,1 2,9 2,7 0,6 0,5 3218,0 1380,5 149,1 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/13 СД2 256/12 400 400 32,9 723,3 734,4 0,4 0,4 11,4 11,0 1,7 1,7 4941,3 2117,7 149,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 203 СВ2 204 1000 1000 92,7 2152,7 2134,9 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 27249,4 11677,9 149,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938 СД9 938/1 200 200 173,0 93,9 93,8 1,3 1,2 7,3 6,8 0,9 0,8 17780,5 7612,9 148,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 204 СВ2 204а 1000 1000 331,5 2152,4 2134,9 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8 97468,7 41767,2 149,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/3А СД9 928/4 250 250 70,7 143,2 143,1 0,4 0,3 5,3 4,9 0,9 0,8 8285,6 3546,2 148,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-4А СД2 256/13 400 400 36,6 723,3 734,4 0,4 0,4 11,4 11,0 1,7 1,7 5496,4 2355,8 149,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/8 CD2 256/8-1 150 150 41,7 33,8 33,8 0,2 0,2 4,3 4,0 0,6 0,5 3516,6 1513,9 149,3 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9Б-8 СД9 943/9Б-7 300 300 41,4 65,4 65,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 5399,3 2313,6 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 201 СВ2 202 1000 1000 59,3 2153,2 2134,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 17439,3 7473,8 149,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 233 СД2 234 600 400 78,3 245,9 20,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 15738,9 6745,3 148,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/1-1 СД9 БН_Лісн_11 150 150 33,7 49,1 49,1 0,3 0,3 9,0 8,5 0,8 0,8 2848,3 1222,0 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-6а СД9 9П-2 600 600 194,8 1055,0 1040,8 0,6 0,5 2,9 2,6 1,1 1,0 39226,9 16809,9 149,1 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-6 СД9 921/5-6а 600 600 13,3 1055,0 1040,8 0,0 0,0 2,9 2,6 1,1 1,0 2668,7 1143,7 149,2 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 936 СД9 937 500 500 72,1 105,0 106,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 12602,9 5397,6 148,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 202 СВ2 203 1000 1000 143,0 2153,1 2134,8 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 42046,4 18018,9 149,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/23 CD2 222/24 700 700 49,3 295,9 295,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 11003,2 4715,2 147,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/18 CD2 222/19А 700 700 101,9 351,4 350,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 22758,2 9751,8 147,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-13 СД2 222/2-14 200 200 37,1 33,0 33,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 3806,6 1630,9 148,1 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/22 CD2 222/23 700 700 20,5 295,9 295,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4575,0 1960,2 147,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10 СД9 ЦТП_Жук_15 100 100 78,8 14,8 14,8 0,5 0,5 6,9 6,5 0,6 0,5 5732,6 2463,4 147,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 КОЛ СВ2 201 1000 1000 159,8 2153,5 2134,3 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 46984,0 20134,8 149,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-4 СД9 921/5-4А 600 600 87,5 1608,9 1598,5 0,6 0,5 6,7 6,2 1,7 1,6 17646,7 7559,3 149,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251А СД2 251/1 200 200 58,3 67,7 67,6 0,2 0,2 3,8 3,6 0,7 0,6 6001,0 2571,2 148,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 227 СД2 228 600 400 91,9 434,0 167,1 0,0 0,1 0,5 0,6 0,5 0,4 18483,4 7914,9 148,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 НС6ВЫХ С1 ТК118в/1 1000 1000 22,3 2159,8 2139,9 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 6564,8 2814,4 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118в/1 С1 118в/2 1000 1000 108,2 2159,8 2139,9 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 31804,8 13630,1 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 939 СД9 938 500 500 121,8 77,8 75,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 21293,6 9117,8 148,9 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 118в/2 СВ2 КОЛ 1000 1000 90,6 2153,6 2134,2 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 26651,5 11421,5 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 229 СД2 230 600 400 79,7 401,5 134,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,3 16013,7 6859,5 148,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251 СД2 251А 200 200 18,3 67,7 67,6 0,1 0,1 3,8 3,5 0,7 0,6 1882,1 807,6 148,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-4А СД9 921/5-5 600 600 74,0 885,6 864,2 0,2 0,1 2,0 1,8 0,9 0,9 14907,3 6388,0 149,3 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9Б СД9 921/5-6 500 500 69,6 169,7 176,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 12154,6 5220,1 148,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/1 СД2 222/2 700 700 194,5 692,3 688,1 0,1 0,1 0,6 0,5 0,5 0,5 43666,8 18705,3 148,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5-2 СД2 256/5-3 100 100 43,8 11,4 11,4 0,2 0,2 4,1 3,9 0,4 0,4 3226,8 1378,0 149,1 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-5 СД9 921/5-6 600 600 251,9 885,5 864,2 0,5 0,5 2,0 1,8 0,9 0,9 50761,8 21742,2 149,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930 CD9 ввід_Міл18 125 125 42,5 39,7 39,7 0,7 0,6 15,4 14,4 1,0 0,9 3450,9 1476,4 149,0 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-8 СД2 222/2-13 200 200 32,7 33,0 33,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 3362,7 1438,1 148,2 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/17 CD2 222/18 700 700 150,0 351,6 350,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 33530,3 14366,4 147,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/9-1л СД2 256/9-2л 100 100 44,9 35,1 35,1 1,7 1,6 38,8 36,5 1,4 1,3 3315,0 1420,4 149,3 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СВ2 212 СВ2 212А 900 900 3,8 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1014,8 436,6 149,4 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9 СД9 943/9а 500 500 20,1 169,7 176,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 3505,8 1502,4 148,8 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/9 СД2 256/8 400 400 119,1 667,3 678,4 1,2 1,1 9,7 9,4 1,6 1,5 17884,4 7661,7 149,3 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/6а СД9 921/7 700 700 164,8 1761,2 1736,5 0,6 0,5 3,6 3,3 1,4 1,3 37006,4 15859,0 148,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9а СД9 943/9Б 500 500 37,0 169,7 176,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 6457,2 2767,1 148,8 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/16 CD2 222/17 700 700 31,8 351,6 350,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 7103,4 3044,1 147,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/8 СД9 934/9 200 200 41,4 26,6 26,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 4242,2 1817,3 148,1 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/6 СД9 921/6а 700 700 71,8 1761,3 1736,4 0,3 0,2 3,6 3,3 1,4 1,3 16125,6 6910,8 148,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/15 CD2 222/16 700 700 47,0 351,6 350,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 10501,7 4500,4 147,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5 СД9 921/6 700 700 81,1 1761,4 1736,4 0,3 0,3 3,6 3,3 1,4 1,3 18210,0 7804,1 148,9 68,5
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/9 СД2 261/9-1л 100 100 92,4 14,7 14,7 0,6 0,6 6,8 6,4 0,6 0,5 6789,7 2902,9 149,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/14 CD2 222/15 700 700 21,0 351,7 350,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 4692,2 2010,9 147,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-4 СД9 921/5 700 700 83,4 616,5 607,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 18670,5 8022,8 148,4 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/4 СД9 921/5 1000 1000 119,4 1145,2 1128,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 35026,9 14988,4 149,2 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 125/1в,2в С1 1П3 1000 1000 169,8 4118,0 4081,9 0,5 0,5 3,0 2,8 1,6 1,5 49905,1 21387,2 149,5 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947/5 СД9 947/6 80 80 29,3 8,6 8,6 0,2 0,2 7,5 7,1 0,5 0,5 1924,0 821,5 148,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 124/1с,2с С1 125/1в,2в 1000 1000 344,9 4118,6 4081,3 1,0 1,0 3,0 2,8 1,6 1,5 101338,9 43428,1 149,6 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 122/1с,2с С1 123 1000 1000 210,8 4119,6 4080,3 0,6 0,6 3,0 2,8 1,6 1,5 61939,0 26544,2 149,6 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/4А СД2 251/4 200 200 27,1 35,6 35,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 2773,7 1188,9 147,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 118б С1 ШП 1200 1200 11,8 6289,0 6225,4 0,0 0,0 3,9 3,4 1,9 1,8 4122,6 1766,8 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/3 СД9 921/4 700 700 148,1 1145,3 1128,8 0,2 0,2 1,5 1,4 0,9 0,8 33309,7 14274,5 149,3 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/13 CD2 222/14 700 700 85,2 351,7 350,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 19050,9 8163,5 148,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 938/3 СШ №152 теплиця СШ №152 Деснян 80 80 70,5 7,6 7,6 0,4 0,4 5,9 5,6 0,5 0,4 4607,9 1969,3 148,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/6 СД2 256/5 400 400 120,6 609,0 620,3 1,0 0,9 8,1 7,8 1,5 1,4 18096,8 7755,0 149,2 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 123 С1 124/1с,2с 1000 1000 300,8 4119,2 4080,7 0,9 0,8 3,0 2,8 1,6 1,5 88390,8 37879,6 149,6 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/8 СД2 256/7 400 400 69,1 633,4 644,7 0,6 0,6 8,7 8,5 1,5 1,5 10364,4 4440,6 149,3 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/8 СД9 921/8А 700 700 133,3 1640,0 1615,9 0,4 0,4 3,1 2,8 1,3 1,2 29923,3 12823,7 148,8 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ШП С1 НС6ВХ 1200 1200 73,9 6289,0 6225,5 0,3 0,3 3,9 3,4 1,9 1,8 25746,1 11033,9 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 НС6ВХ НС6 вул. Меліоративна, 11 1200 1200 5,0 6288,8 6225,7 0,0 0,0 2,7 2,5 1,7 1,6 1752,9 751,2 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) НС6 вул. Меліоративна, 11 НС6 1000 1000 2,1 6288,8 6225,7 0,0 0,0 7,0 6,4 2,4 2,2 608,6 260,8 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/7 СД9 921/8 700 700 95,3 1640,1 1615,8 0,3 0,3 3,1 2,8 1,3 1,2 21396,5 9167,5 148,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) НС6 С1 РЕГВХ 1000 1000 2,2 6288,8 6225,7 0,0 0,0 7,0 6,4 2,4 2,2 638,0 273,4 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 РЕГВХ С1 НС6ВЫХ 1000 1000 4,7 6288,8 6225,7 0,0 0,0 7,0 6,4 2,4 2,2 1390,6 596,0 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118а С1 118б 1200 1200 36,9 6289,1 6225,3 0,1 0,1 3,9 3,4 1,9 1,8 12873,1 5517,0 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118 С1 ТК118а 1200 1200 99,5 6289,3 6225,1 0,4 0,3 3,9 3,4 1,9 1,8 34685,5 14865,0 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 136 СД9 921/3 700 700 33,9 1145,3 1128,7 0,1 0,0 1,5 1,4 0,9 0,8 7614,0 3263,1 149,3 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/11Б CD2 222/12 700 700 23,6 351,8 350,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 5274,6 2260,4 148,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-9 СД9 921/5-9а 600 600 17,8 843,0 830,5 0,0 0,0 1,8 1,7 0,9 0,8 3577,5 1533,2 148,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П2 С1 ТК118 1200 1200 154,5 6289,7 6224,7 0,6 0,5 3,9 3,4 1,9 1,8 53857,3 23081,2 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П-4 С1 136 800 800 106,9 1145,5 1128,6 0,1 0,1 0,8 0,7 0,7 0,6 26688,4 11440,7 149,3 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/8а СД9 943/9 500 500 108,8 169,7 176,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 19020,3 8149,0 148,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/7 СД2 256/6 400 400 52,5 619,8 631,1 0,4 0,4 8,3 8,1 1,5 1,4 7882,7 3378,0 149,2 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 121/1в,2в С1 122/1с,2с 1000 1000 172,6 4119,9 4079,9 0,5 0,5 3,0 2,8 1,6 1,5 50717,2 21735,2 149,6 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/4 СД9 928/5 200 200 33,7 80,6 80,5 0,2 0,2 5,4 5,0 0,8 0,7 3462,6 1482,9 148,8 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-18 СД9 9П-4 700 700 131,3 616,6 607,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 29400,4 12598,6 148,4 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/12 CD2 222/13 700 700 21,5 351,8 350,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 4804,8 2059,1 148,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/8 СД9 950/9 400 400 124,2 26,2 26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 18605,7 7938,9 148,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-3 СД9 921/5-10 700 700 120,0 843,0 830,6 0,1 0,1 0,8 0,7 0,7 0,6 26945,6 11547,1 148,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК117 С1 1П2 1200 1200 144,7 6290,0 6224,4 0,6 0,5 3,9 3,4 1,9 1,8 50418,7 21607,5 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-9а СД9 9П-3 600 600 66,4 843,0 830,5 0,1 0,1 1,8 1,7 0,9 0,8 13344,4 5718,8 148,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК116а С1 ТК117 1200 1200 90,4 6290,2 6224,1 0,3 0,3 3,9 3,4 1,9 1,8 31498,6 13499,2 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/4 СД2 256/4-1 100 100 292,3 16,9 16,9 2,6 2,5 9,0 8,4 0,6 0,6 21480,5 9175,9 149,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 946/2 СД9 БН_Лісн17Б 200 200 34,0 55,2 55,2 0,1 0,1 2,5 2,4 0,5 0,5 3512,1 1507,1 149,3 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК116 С1 ТК116а 1200 1200 208,6 6290,7 6223,6 0,8 0,7 3,9 3,4 1,9 1,8 72695,0 31154,1 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК115 С1 ТК116 1200 1200 303,4 6291,3 6222,9 1,2 1,0 3,9 3,4 1,9 1,8 105757,2 45322,5 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 119/1с,2с С1 ТК120 1000 1000 299,1 4128,4 4086,4 0,9 0,8 3,0 2,8 1,6 1,5 87902,2 37670,2 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/11А CD2 222/11Б 700 700 37,3 351,8 350,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 8342,8 3575,3 148,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/7 СД9 934/8 200 200 38,3 26,6 26,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 3924,0 1681,0 148,3 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/3-1 м. Київ, вулиця Шолом-Алейхема 80 80 39,7 11,9 11,9 0,6 0,5 14,3 13,5 0,7 0,7 2585,3 1107,3 147,2 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК120 С1 121/1в,2в 1000 1000 262,0 4120,3 4079,4 0,8 0,7 3,0 2,8 1,6 1,5 76999,0 32997,5 149,6 68,5
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-17 СД9 921/5-18 700 700 117,1 616,7 606,9 0,1 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 26233,7 11241,7 148,4 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118в С1 ТК118г 1000 1000 78,3 4128,9 4085,8 0,2 0,2 3,0 2,8 1,6 1,5 23015,8 9863,8 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 НС6ВЫХ С1 ТК118в 1000 1000 10,1 4128,9 4085,8 0,0 0,0 3,0 2,8 1,6 1,5 2978,1 1276,1 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК114 С1 ТК114а 1200 1200 155,9 6292,0 6222,1 0,6 0,5 3,9 3,4 1,9 1,8 54339,7 23287,9 149,8 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК114а С1 ТК115 1200 1200 147,8 6291,7 6222,5 0,6 0,5 3,9 3,4 1,9 1,8 51501,3 22071,5 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК118г С1 119/1с,2с 1000 1000 206,5 4128,8 4086,0 0,6 0,6 3,0 2,8 1,6 1,5 60701,5 26013,9 149,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 222/11 CD2 222/11А 700 700 21,6 351,8 350,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 4832,4 2070,9 148,1 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-8 СД9 921/5-9 600 600 233,7 843,2 830,4 0,4 0,4 1,8 1,7 0,9 0,8 47004,6 20141,9 149,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/8 СД2 222/8А 700 700 13,9 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3109,8 1330,4 148,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК112 С1 1П113 1200 1200 283,6 6293,3 6220,8 1,1 1,0 3,9 3,4 1,9 1,8 98840,6 42358,5 149,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-16а СД9 921/5-17 700 700 126,5 616,8 606,8 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 28334,1 12141,7 148,5 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/10 CD2 222/11 700 700 34,2 351,9 350,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 7650,4 3278,5 148,1 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П113 С1 ТК114 1200 1200 258,6 6292,6 6221,5 1,0 0,9 3,9 3,4 1,9 1,8 90136,2 38628,3 149,8 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/9 СД2 222 700 700 52,3 1515,3 1491,5 0,1 0,1 2,6 2,4 1,2 1,1 11733,8 5028,7 148,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК111 С1 ТК112 1200 1200 360,7 6294,1 6219,9 1,4 1,2 3,9 3,4 1,9 1,8 125743,9 53887,4 149,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/8А СД9 921/9 700 700 69,1 1515,3 1491,4 0,2 0,2 2,6 2,4 1,2 1,1 15510,9 6645,4 148,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/8 СД9 943/8а 500 500 107,5 169,8 176,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 18800,5 8054,9 149,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 940 СД9 939 500 500 127,6 77,8 75,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 22383,7 9565,0 149,2 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-16 СД9 921/5-16а 700 700 126,3 616,9 606,7 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 28306,2 12129,7 148,5 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК 110 С1 ТК111 1200 1200 223,7 6294,6 6219,4 0,9 0,8 3,9 3,4 1,9 1,8 77988,1 33422,4 149,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/3 СД2 256/2 400 400 31,2 533,2 544,7 0,2 0,2 6,2 6,1 1,3 1,2 4676,6 2004,2 149,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/4 СД2 256/3 400 400 56,5 533,2 544,7 0,3 0,3 6,2 6,1 1,3 1,2 8467,5 3628,8 149,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/6 CD2 ЦТП_П_6 100 100 11,3 19,3 19,3 0,1 0,1 11,7 11,0 0,7 0,7 815,2 351,7 146,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/5 СД2 256/4 400 400 42,7 550,1 561,5 0,3 0,3 6,6 6,4 1,3 1,3 6405,2 2744,0 149,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 109 С1 ТК 110 1200 1200 300,4 6295,3 6218,6 1,2 1,0 3,9 3,4 1,9 1,8 104720,9 44878,4 149,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2 СД2 256/1 400 400 133,5 526,9 538,4 0,8 0,8 6,0 5,9 1,3 1,2 20022,5 8579,6 149,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 133 С1 134 1000 1000 131,1 2717,3 2688,7 0,2 0,2 1,3 1,2 1,0 1,0 38464,9 16484,3 149,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/9 СД2 222/10 300 300 118,2 352,0 350,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 26438,4 11328,4 148,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 108 С1 1П1 1200 1200 129,6 6295,9 6217,9 0,5 0,4 3,9 3,4 1,9 1,8 45184,1 19364,3 149,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-7 СД9 921/5-8 600 600 275,7 843,3 830,2 0,5 0,5 1,8 1,7 0,9 0,8 55463,5 23765,9 149,0 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П1 С1  ТК 109 1200 1200 159,0 6295,6 6218,2 0,6 0,5 3,9 3,4 1,9 1,8 55415,7 23749,0 149,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 134 С1 1П-4 1000 1000 116,2 2689,2 2661,1 0,1 0,1 1,3 1,2 1,0 1,0 34086,1 14606,9 149,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 107 С1  ТК 108 1200 1200 304,5 6296,6 6217,2 1,2 1,0 3,9 3,4 1,9 1,8 106152,5 45491,9 149,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-15а СД9 921/5-16 700 700 111,5 617,0 606,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 24990,2 10708,9 148,6 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/9А СД2 222/9 700 700 49,3 352,0 350,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 11025,9 4725,0 148,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 106 С1  ТК 107 1200 1200 301,2 6297,3 6216,4 1,2 1,0 3,9 3,4 1,9 1,8 105024,1 45008,3 149,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 105 С1  ТК 106 1200 1200 298,8 6298,0 6215,7 1,2 1,0 3,9 3,4 1,9 1,8 104174,4 44644,2 149,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 132 С1 133 1000 1000 287,8 2717,8 2688,2 0,4 0,3 1,3 1,2 1,0 1,0 84447,8 36188,9 149,4 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/5-1 Центр дитячої та юнацької твор 65 65 68,4 4,1 4,1 0,4 0,3 5,2 4,9 0,4 0,4 4167,6 1777,7 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 950/3 CD9 950/4-8 50 50 39,9 4,2 4,2 0,8 0,8 21,2 20,0 0,6 0,6 2118,9 904,3 148,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 104 С1  ТК 105 1200 1200 327,3 6298,7 6214,9 1,3 1,1 3,9 3,4 1,9 1,8 114124,5 48908,2 149,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 116 CD1 115 250 250 116,7 147,5 147,0 0,7 0,6 5,6 5,2 0,9 0,8 13596,4 5825,6 148,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 131 С1 132 1000 1000 309,5 2718,4 2687,6 0,4 0,4 1,3 1,2 1,0 1,0 90832,1 38924,6 149,4 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/7а СД9 943/8 500 500 104,4 169,8 176,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 18256,8 7822,0 149,1 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-2 СД9 921/5-7 600 600 297,4 843,5 830,0 0,5 0,5 1,8 1,7 0,9 0,8 59891,8 25638,3 149,1 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-15 СД9 921/5-15а 700 700 90,1 617,1 606,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 20191,6 8652,8 148,6 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-14 СД9 921/5-15 700 700 103,2 617,2 606,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 23121,0 9908,0 148,6 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/7 СД2 222/8 700 700 27,6 356,1 354,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 6184,1 2650,2 148,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/8 СД2 222/9А 700 700 81,8 352,1 350,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 18300,8 7842,1 148,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 947/1л CD9 ІТП_Л-29 80 80 70,5 7,5 7,5 0,4 0,4 5,7 5,4 0,5 0,4 4624,2 1978,5 148,9 68,6
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116А CD1 116 150 150 40,0 147,5 147,0 3,3 3,0 81,4 75,9 2,5 2,4 3353,6 1437,2 148,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/2 СД9 921/1 700 700 124,1 1543,3 1533,0 0,3 0,3 2,7 2,5 1,2 1,1 27898,9 11956,1 149,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/1 СД9 921 700 700 56,1 1543,2 1533,1 0,2 0,1 2,7 2,5 1,2 1,1 12620,2 5408,5 149,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 103 С1  ТК 104 1200 1200 273,1 6299,3 6214,2 1,1 0,9 3,9 3,4 1,9 1,8 95245,9 40818,0 149,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 130 С1 131 1000 1000 302,7 2718,9 2687,0 0,4 0,4 1,3 1,2 1,0 1,0 88844,3 38072,8 149,4 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 ТК 101 С1  ТК 102 1200 1200 331,2 6300,7 6212,8 1,3 1,1 3,9 3,4 1,9 1,8 115495,7 49495,8 150,0 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 УТ2 С1 ТК 101 1200 1200 20,1 6300,7 6212,7 0,1 0,1 3,9 3,4 1,9 1,8 6999,4 2999,8 150,0 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 934/6 СД9 934/7 200 200 55,5 26,6 26,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 5706,9 2437,1 148,5 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 136К СД9 921/2 700 700 45,1 1543,3 1532,9 0,1 0,1 2,7 2,5 1,2 1,1 10134,6 4343,3 149,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П-4 С1 136К 1000 1000 109,1 1543,5 1532,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,6 0,6 32005,8 13712,9 149,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/6 СД2 222/7 700 700 15,8 356,1 354,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 3539,6 1516,9 148,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 ІТП_Пер_16 будинок житловий 65 65 16,0 3,2 3,2 0,1 0,0 3,2 3,0 0,3 0,3 965,9 413,6 147,2 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1  ТК 102 С1  ТК 103 1200 1200 264,3 6299,9 6213,6 1,0 0,9 3,9 3,4 1,9 1,8 92152,8 39492,5 149,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 129 С1 130 1000 1000 297,8 2719,5 2686,4 0,4 0,4 1,3 1,2 1,0 1,0 87416,7 37461,1 149,5 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) Вузол1 С1 УТ6 1200 1200 153,6 6301,7 6211,6 0,6 0,5 3,9 3,4 1,9 1,8 53557,7 22952,8 150,0 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116Б СД1 116А 250 250 73,9 147,5 147,0 0,4 0,4 5,6 5,2 0,9 0,8 8573,0 3690,3 148,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12 СД9 921/5-12А 700 700 112,4 637,6 626,4 0,1 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 25204,0 10800,6 148,7 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-13 СД9 921/5-14 700 700 116,0 617,3 606,3 0,1 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 25997,5 11140,5 148,7 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/4Л СД2 250/4л-1 125 125 140,3 15,8 15,8 0,3 0,3 2,4 2,3 0,4 0,4 11363,7 4851,2 148,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 УТ6 С1 УТ2 1200 1200 281,3 6301,3 6212,0 1,1 0,9 3,9 3,4 1,9 1,8 98090,4 42037,0 150,0 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-7 ДЗ №521 Управління освіти Дніп 65 65 82,8 5,8 5,8 0,8 0,8 10,0 9,4 0,5 0,5 5036,0 2147,9 148,2 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-12А СД9 921/5-13 700 700 5,5 617,3 606,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 1233,1 528,4 148,7 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С0 Дрос ТМ-1 Вузол1 1200 1200 204,1 6302,2 6211,1 0,8 0,7 3,9 3,4 1,9 1,8 71190,4 30509,2 150,0 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) 1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С0 Дрос ТМ-1 1200 1200 13,6 6302,2 6211,1 0,1 0,0 3,9 3,4 1,9 1,8 4733,0 2028,4 150,0 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/5а СД2 222/6 700 700 69,6 356,2 353,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 15572,1 6673,0 148,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/2Л-2 СД2 256/2Л-3 200 200 83,5 13,3 13,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8592,8 3668,0 148,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/19 СД2 КРП_18а 200 200 99,1 17,2 17,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10122,9 4331,5 147,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/7 СД9 943/7а 500 500 115,7 169,9 176,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 20247,2 8674,5 149,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/5 СД2 222/5а 700 700 52,7 356,2 353,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 11784,7 5050,1 148,3 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 128 С1 129 1000 1000 436,3 2720,3 2685,6 0,6 0,5 1,3 1,2 1,0 1,0 128068,2 54879,5 149,5 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П3 С1 126/1с,2с 1000 1000 27,9 2720,7 2685,1 0,0 0,0 1,3 1,2 1,0 1,0 8186,0 3505,1 149,5 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 126/1с,2с С1 128 1000 1000 226,4 2720,7 2685,1 0,3 0,3 1,3 1,2 1,0 1,0 66461,6 28481,7 149,5 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-11 СД9 921/5-12 700 700 245,8 637,8 626,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 0,5 55133,7 23623,3 148,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 БН_Ш.А_14 СД9 930/3-1 80 80 63,6 11,9 11,9 0,9 0,9 14,3 13,5 0,7 0,7 4145,1 1774,8 147,6 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 223 СД2 224 600 600 166,7 743,9 397,0 0,2 0,1 1,4 0,4 0,8 0,4 33468,9 14343,2 148,8 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/4 СД2 222/5 700 700 83,3 356,3 353,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 18653,2 7993,1 148,4 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256/1 СД2 256 400 400 40,5 465,1 476,7 0,2 0,2 4,7 4,6 1,1 1,1 6068,4 2599,0 149,1 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256 СД2 256ВПРАВО 400 400 29,5 465,1 476,7 0,1 0,1 4,7 4,6 1,1 1,1 4413,4 1891,4 149,1 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/3в СД2 222/4 700 700 41,3 356,3 353,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 9246,7 3962,6 148,4 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/16 СД2 261/16А 250 250 122,0 11,8 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 14214,4 6120,4 148,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/3б СД2 222/3в 700 700 31,9 356,4 353,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 7145,2 3062,1 148,4 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222б СД2 223 600 500 95,3 744,0 396,9 0,1 0,1 1,4 1,0 0,8 0,6 19140,5 8202,9 148,8 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921/5-10 СД9 921/5-11 700 700 137,2 638,0 626,0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 0,5 30791,4 13182,1 148,9 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/3а СД2 222/3б 700 700 36,9 356,4 353,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 8260,5 3540,0 148,5 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222а СД2 222б 600 500 29,0 744,0 396,9 0,0 0,0 1,4 1,0 0,8 0,6 5821,3 2494,8 148,8 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250а СД2 250 600 600 22,3 321,9 334,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 4476,1 1918,2 148,7 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222 СД2 222а 600 500 38,7 744,0 396,9 0,1 0,0 1,4 1,0 0,8 0,6 7767,2 3326,2 148,8 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 ЦТП_Міл_30 ДЗ №514 УО Деснянської РДА в м 50 50 92,8 4,8 4,8 2,5 2,4 27,2 25,5 0,7 0,7 4921,2 2096,5 148,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243/6л(7а) СД2 243/7л(8а) 250 250 133,6 100,9 100,9 0,3 0,3 2,6 2,5 0,6 0,6 15455,1 6619,2 146,7 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/6 СД9 943/7 500 500 163,8 170,0 176,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 28673,6 12283,0 149,4 68,3
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/3 СД2 222/3а 700 700 108,1 356,5 353,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 24194,7 10366,4 148,5 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243/4л(ВТ5 СД2 243/6л(7а) 250 250 227,7 160,9 160,8 1,5 1,4 6,6 6,2 1,0 0,9 26343,9 11285,2 146,8 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 перех_D СД2 251 700 700 108,8 389,8 402,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 24403,7 10456,9 148,9 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250б СД2 250а 600 600 169,8 322,0 334,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 34084,4 14603,3 148,8 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 947 CD9 947/1л 80 80 41,3 7,5 7,5 0,2 0,2 5,7 5,4 0,5 0,4 2719,1 1160,1 149,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/3-1А СД9 БН_44/2 150 150 38,7 54,4 54,4 0,4 0,4 11,1 10,4 0,9 0,9 3279,3 1406,1 149,4 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/4 СД2 251/3 200 200 123,5 15,2 15,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 12646,0 5399,7 147,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 1П3 СД9 943/6 500 500 114,6 170,0 176,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 20100,4 8599,6 149,5 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251 СД2 250б 600 600 84,2 322,1 334,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 16916,6 7247,0 148,9 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/8 СД9 928/9 200 200 59,0 49,0 48,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 6040,5 2587,9 148,1 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2А СД2 222/3 700 700 241,0 362,8 359,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 53986,6 23127,9 148,7 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/1 СД9 930/2 125 125 146,1 27,8 27,8 1,1 1,0 7,6 7,1 0,7 0,6 11822,8 5061,1 148,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/17А СД2 261/18 250 250 124,6 24,7 24,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 14572,5 6216,5 148,6 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ввід_Міл18 СД9 930/1 125 125 13,4 27,8 27,8 0,1 0,1 7,6 7,1 0,7 0,6 1087,5 465,2 148,9 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2 СД2 222/2А 700 700 43,6 362,8 359,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,3 9791,6 4188,7 148,7 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/18 СД2 261/19 250 250 51,7 17,2 17,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6019,9 2574,3 148,0 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 256ВПРАВО СД2 перех_D 600 600 330,4 390,0 401,7 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 66458,4 28450,4 149,1 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/3 СД9 БН_Ш.А_14 80 80 71,3 11,9 11,9 1,0 1,0 14,3 13,5 0,7 0,7 4649,7 1990,8 148,0 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/7 СД9 928/8 200 200 63,5 49,0 48,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 6495,0 2782,6 148,2 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/1А СД2 251/4А 200 200 259,6 40,7 40,7 0,4 0,3 1,4 1,3 0,4 0,4 26617,9 11387,5 148,6 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ввід_14Б CD2 620511 80 80 53,9 5,1 5,1 0,1 0,1 2,6 2,5 0,3 0,3 3503,3 1498,6 147,4 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 246А СД2 246 600 600 77,9 173,6 187,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 15591,2 6680,2 148,2 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243/1л СД2 243/4л(ВТ5 250 250 420,1 160,9 160,7 2,8 2,6 6,6 6,2 1,0 0,9 48646,5 20831,3 147,1 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л СД2 226/5Л-1 200 200 123,0 33,5 33,5 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 12639,1 5394,3 148,4 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 247 СД2 246А 600 600 53,6 173,7 187,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10720,9 4593,9 148,3 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 935/3 СД9 690531 80 80 230,6 10,3 10,2 2,5 2,3 10,7 10,0 0,6 0,6 15161,6 6443,7 148,8 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/4 СД2 ЦТП_Пер_8 100 100 47,8 6,5 6,5 0,1 0,1 1,3 1,3 0,3 0,2 3453,2 1485,5 147,0 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/3 ДЗ №301 УО Деснянської РДА в м 65 65 89,4 5,2 5,2 0,7 0,7 8,2 7,7 0,5 0,4 5411,7 2312,1 148,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/1 СД2 251/1А 200 200 66,8 40,7 40,6 0,1 0,1 1,4 1,3 0,4 0,4 6869,6 2935,3 148,8 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243 СД2 243/1л 400 400 168,1 161,0 160,7 0,1 0,1 0,6 0,5 0,4 0,4 24916,9 10681,4 147,3 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 247а СД2 247 700 700 60,2 173,7 187,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13462,1 5768,2 148,4 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 248 СД2 247а 700 700 24,2 173,7 187,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5405,0 2316,2 148,4 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/15 СД2 261/16 250 250 69,6 11,8 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8117,1 3472,2 148,9 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/1-1 ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", КМФ ПАТ  "УК 80 80 124,7 4,6 4,6 0,3 0,3 2,2 2,0 0,3 0,3 8223,1 3485,5 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/6 СД9 928/7 200 200 180,9 49,0 48,9 0,4 0,3 2,0 1,9 0,5 0,4 18533,8 7934,9 148,6 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/5А СД9 928/6 200 200 26,1 49,0 48,9 0,1 0,0 2,0 1,9 0,5 0,4 2677,5 1147,3 148,6 68,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 230 CD2 230/1 150 150 190,2 11,0 11,0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,2 15984,5 6802,8 148,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245 СД2 245/1 300 300 46,2 154,0 153,6 0,1 0,1 2,3 2,2 0,7 0,6 5917,9 2536,1 147,5 67,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250 СД2 248 600 600 270,0 173,9 187,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 54190,6 23164,0 148,7 68,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 242а СД2 243 600 600 10,5 196,9 182,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 2087,8 894,8 147,3 67,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 930/2 СД9 930/3 125 125 112,7 17,1 17,1 0,3 0,3 2,9 2,7 0,4 0,4 9111,4 3890,2 148,5 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/5 СД9 928/5А 200 200 66,7 49,0 48,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 6855,3 2928,7 148,8 68,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 251/4А CD2 ввід_14Б 80 80 42,5 5,1 5,1 0,1 0,1 2,6 2,5 0,3 0,3 2774,9 1184,6 147,9 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 242 СД2 242а 600 600 90,5 196,9 181,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 18018,2 7720,3 147,4 67,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/1 СД2 245/2 300 300 70,3 137,2 136,8 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 9011,7 3860,0 147,5 67,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/14 СД2 261/15 250 250 35,7 11,8 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4198,0 1785,4 149,2 68,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 246 СД2 245 600 600 109,1 128,1 141,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 21814,5 9310,1 148,1 67,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 241 СД2 242 600 600 97,8 197,0 181,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 19476,4 8344,9 147,5 67,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 236 СД2 237 600 600 83,1 245,6 229,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 16583,1 7105,8 148,0 67,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 240 СД2 241 600 600 56,0 197,0 181,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 11148,6 4777,3 147,6 67,8
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10-4 СД9 690211 80 80 48,3 13,2 13,2 0,9 0,8 17,8 16,7 0,8 0,7 3110,6 1332,2 145,8 67,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 235 СД2 236 700 700 154,9 245,7 229,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 34536,1 14795,8 148,2 67,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 250/1 СД2 ІТП_Пер_16 125 125 59,5 3,2 3,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4827,1 2049,8 148,6 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 239 СД2 240 600 600 126,6 197,1 181,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 25217,0 10803,8 147,7 67,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245 СД2 ЦТП_Н_80 125 125 143,5 9,8 9,7 0,1 0,1 0,9 0,9 0,2 0,2 11522,1 4917,9 147,5 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/9 СД9 928/10 150 150 64,6 28,1 28,1 0,2 0,2 3,0 2,8 0,5 0,5 5405,4 2309,3 147,9 67,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 234 СД2 235 700 700 136,6 245,9 229,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 30476,1 13052,6 148,3 67,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 238 СД2 239 600 600 140,3 197,2 181,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 27956,4 11977,0 147,8 67,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232/2Л СД2 232/3Л 300 300 53,6 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6829,1 2921,0 146,4 67,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 951/1 CD9 КРП 125 125 120,1 5,0 5,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 9740,6 4126,7 148,7 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 9П-3 СД2 238 600 600 113,0 197,3 181,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 22526,3 9651,3 147,9 67,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 237 СД9 9П-3 600 600 7,1 197,3 181,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1411,0 604,0 147,9 67,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10-3 СД9 928/10-4 80 80 109,7 13,3 13,2 2,0 1,8 17,8 16,7 0,8 0,7 7076,4 3028,3 146,3 67,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 ітпМ_9в ЖБК "Славутич" 65 65 44,1 3,5 3,5 0,2 0,2 3,6 3,4 0,3 0,3 2639,8 1129,0 146,2 67,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 261/7-1 CD2 ітпМ_9в 65 65 12,6 3,5 3,5 0,0 0,0 3,6 3,4 0,3 0,3 756,4 324,0 146,5 67,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232/1Л СД2 232/2Л 300 300 44,0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5620,1 2404,7 147,0 67,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 117 СД1 116Б 400 400 47,9 167,3 166,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 7121,0 3051,5 148,3 67,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921А/11 СД1 117 400 400 46,5 167,3 166,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 6909,3 2960,8 148,3 67,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921А/10 СД9 921А/11 400 400 32,0 167,3 166,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 4756,7 2038,4 148,4 67,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 244 СД2 245 600 600 145,2 35,8 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28731,3 12399,0 146,6 67,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/9 СД9 921А/10 400 400 128,2 167,3 166,4 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 19051,9 8162,6 148,5 67,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/8 СД9 921а/9 400 400 29,7 167,4 166,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 4418,1 1893,3 148,5 67,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/7 СД9 921а/8 400 400 45,3 167,4 166,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 6737,8 2887,3 148,5 67,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/6 СД9 921а/7 400 400 59,4 167,4 166,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 8832,4 3784,8 148,6 67,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/5 СД9 921а/6 400 400 37,1 167,4 166,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 5511,1 2361,7 148,6 67,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10-2 СД9 928/10-3 100 100 126,8 13,3 13,2 0,7 0,7 5,5 5,2 0,5 0,5 9170,1 3922,6 147,0 67,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/4 СД9 921а/5 400 400 45,4 167,4 166,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 6747,5 2891,5 148,7 67,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/3 СД9 921а/4 400 400 48,9 167,4 166,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 7267,4 3114,3 148,7 67,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10-1 СД9 928/10-2 100 100 39,7 13,3 13,2 0,2 0,2 5,5 5,2 0,5 0,5 2872,1 1230,2 147,2 67,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/2 СД9 921а/3 400 400 264,2 167,5 166,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,4 0,4 39328,0 16844,2 148,9 67,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/1 СД9 921а/2 400 400 164,6 167,5 166,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 24507,8 10499,2 149,1 67,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921а/1а СД9 921а/1 400 400 159,2 167,6 166,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 23705,4 10155,6 149,2 67,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921А СД9 921а/1а 400 400 5,7 167,6 166,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 854,1 366,4 149,2 67,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/5 СД2 245/6 300 300 36,2 55,6 55,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4602,4 1972,0 146,8 67,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 928/10 СД9 928/10-1 100 100 98,8 13,3 13,2 0,5 0,5 5,5 5,2 0,5 0,5 7189,9 3063,9 147,7 67,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/4 СД2 245/5 300 300 66,0 55,6 55,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8409,3 3600,3 147,0 66,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/3 СД2 245/4 300 300 144,0 62,1 61,9 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 18356,8 7860,9 147,3 67,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 243 СД2 244 600 600 121,2 35,9 21,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24129,4 10279,4 147,3 67,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/2 СД2 245/3 300 300 47,3 62,1 61,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 6062,9 2584,7 147,4 66,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 917 CD9 916 800 800 138,4 179,9 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 34207,7 14653,1 148,7 66,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 232 СД2 232/1Л 300 300 103,8 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13424,1 5678,1 148,4 67,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 918 CD9 917 800 800 31,5 180,0 173,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7787,4 3337,1 148,7 66,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921 СД9 921А 800 800 12,1 348,0 338,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3008,4 1279,3 149,2 66,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 918А CD9 918 800 800 46,9 180,0 172,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11597,8 4969,6 148,8 66,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 918Б CD9 918А 800 800 47,9 180,1 172,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11842,1 5074,3 148,9 66,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/14 СД2 245/15 150 150 48,1 20,8 20,8 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,3 3910,5 1675,0 143,4 66,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 919 СД9 918Б 800 800 126,4 180,2 172,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 31251,1 13387,2 149,0 66,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 919б СД9 919 800 800 46,1 180,3 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11401,7 4885,6 149,1 66,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 920 СД9 919б 800 800 33,0 180,3 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8174,4 3502,9 149,1 66,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/13 СД2 245/14 150 150 57,8 20,8 20,8 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,3 4695,0 2010,9 143,6 66,6
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921А СД9 920 800 800 75,3 180,4 172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 18622,5 7978,9 149,2 66,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 921А СД9 921А 800 800 1,6 180,4 172,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 384,0 164,4 149,2 66,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 261/7 CD2 261/7-1 150 150 96,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8082,2 3404,6 148,8 67,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/12 СД2 245/13 150 150 80,7 20,8 20,8 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,3 6564,2 2810,8 143,9 66,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/6А СД2 245/7 300 300 37,0 33,6 33,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4680,4 2006,0 146,5 66,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/6 СД2 245/6А 300 300 62,9 36,2 36,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 8005,7 3416,3 146,8 66,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/11 СД2 245/12 300 300 140,1 20,8 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17567,4 7511,2 144,7 66,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 909 CD9 908 800 800 109,5 105,6 100,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 26689,7 11430,8 146,6 66,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/10 СД2 245/11 300 300 139,1 20,9 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17490,1 7478,4 145,6 66,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 910 CD9 909 800 800 254,3 105,9 100,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 62064,5 26557,8 147,2 65,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 911 CD9 910 800 800 41,0 105,9 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10020,3 4293,4 147,3 65,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/9 СД2 245/10 300 300 35,2 20,9 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4432,3 1898,5 145,8 65,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 912 CD9 911 800 800 84,4 106,0 100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 20617,7 8831,6 147,5 65,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 902 CD9 901 900 900 65,4 31,3 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16713,0 7152,5 141,8 65,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/8 СД2 245/9 300 300 42,2 20,9 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5310,2 2274,2 146,0 65,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 913 CD9 912 800 800 75,5 106,1 100,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 18449,5 7903,3 147,7 65,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908/3 CD9 908/4 500 500 51,0 23,3 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8602,3 3683,0 144,5 65,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 914 CD9 913 800 800 124,2 106,2 100,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 30376,9 13008,9 148,0 65,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/7 СД2 245/8 300 300 59,2 20,9 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7504,1 3195,5 146,4 65,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 903 CD9 902 900 900 61,5 31,4 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15742,3 6737,7 142,3 65,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 915 CD9 914 800 800 56,9 106,3 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13928,8 5967,4 148,1 65,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 245/6А СД2 245/6а-1 100 100 126,7 2,6 2,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 9097,7 3841,7 146,5 66,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 916 CD9 915 800 800 166,4 106,5 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 41093,9 17446,0 148,5 65,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908/2 CD9 908/3 500 500 110,7 23,4 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18712,8 8002,2 145,3 65,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 904 CD9 903 900 900 76,1 31,5 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19505,7 8345,9 142,9 65,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908/1 CD9 908/2 500 500 72,1 23,4 22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12199,6 5221,0 145,8 65,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 905 CD9 904 900 900 107,2 31,7 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27551,1 11780,8 143,8 65,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908 CD9 908/1 500 500 80,6 23,4 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13763,8 5847,1 146,4 64,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 906 CD9 905 900 900 125,6 31,9 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32363,4 13833,7 144,8 64,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/18 СД1 116Б/19 200 200 273,2 18,1 18,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 26187,0 11175,8 139,4 64,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 907 CD9 906 800 800 181,2 32,1 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43519,9 18587,2 146,1 64,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908 CD9 907 800 800 31,9 32,1 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7764,6 3282,4 146,4 63,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/17 СД1 116б/18 200 200 185,0 18,1 18,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 17781,6 7599,1 140,4 63,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 КРП комплекс лікувально-оздоровчий 50 50 11,5 1,2 1,2 0,0 0,0 1,8 1,7 0,2 0,2 554,9 238,1 136,2 63,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/16 СД1 116б/17 200 200 169,9 18,1 18,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 16370,7 6997,8 141,3 63,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/15а СД1 116б/16 200 200 63,1 18,1 18,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6084,7 2605,2 141,6 62,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) С1 116б/15 СД1 116б/15а 200 200 35,3 18,1 18,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3409,4 1460,4 141,8 62,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/14 С1 116б/15 200 200 19,6 18,1 18,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1891,6 810,4 141,9 62,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/13 СД1 116б/14 200 200 56,1 18,1 18,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5422,5 2321,9 142,2 62,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/12 СД1 116б/13 200 200 27,6 18,1 18,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 2664,5 1141,5 142,4 62,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/10а СД1 116б/11 200 200 39,4 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3825,5 1638,6 143,5 62,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116Б/10 СД1 116б/10а 200 200 22,8 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 2212,8 948,1 143,6 62,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/9 СД1 116Б/10 200 200 100,6 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9798,4 4193,4 144,1 62,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/11 СД1 116б/12 200 200 180,8 18,1 18,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 17565,7 7492,6 143,3 62,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л-4 CD2 КРП 65 65 54,0 2,0 2,0 0,1 0,1 1,2 1,1 0,2 0,2 3011,9 1284,9 137,7 62,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 КРП будинок адміністративний ПФ "Т 50 50 27,3 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,1 0,1 1322,1 561,4 136,2 62,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/8 СД1 116б/9 200 200 128,8 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 12559,9 5373,1 144,8 61,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/7 СД1 116б/8 200 200 97,2 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9497,4 4064,8 145,3 61,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/6 СД1 116б/7 200 200 50,4 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4924,1 2108,8 145,5 61,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/5 СД1 116б/6 200 200 92,4 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9037,8 3868,4 146,0 61,3
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/4 СД1 116б/5 200 200 22,3 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 2183,1 935,3 146,1 61,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/3 СД1 116б/4 200 200 97,1 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9517,5 4073,4 146,6 61,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/2 СД1 116б/3 200 200 66,1 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6483,6 2776,1 146,9 60,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116б/1 СД1 116б/2 200 200 152,2 19,7 19,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 14967,2 6400,9 147,6 60,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД1 116Б СД1 116б/1 200 200 117,4 19,7 19,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 11971,7 4945,5 148,2 60,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л-3 СД2 226/5Л-4 200 200 92,8 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8855,4 3745,4 142,2 61,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л-2 СД2 226/5Л-3 200 200 36,2 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3477,0 1482,6 144,0 59,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 226/5Л-1 СД2 226/5Л-2 200 200 78,3 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8010,5 3218,8 148,0 59,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 107 CD1 106 300 300 121,3 4,3 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12997,5 5517,7 125,6 56,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 108 CD1 107 300 300 45,6 4,3 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4902,2 2093,5 126,7 55,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 109 CD1 108 250 250 79,0 4,3 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7718,0 3289,5 128,5 54,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 901 CD9 ШП ТМ9 900 900 110,9 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28299,2 12128,2 141,2 65,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 110 CD1 109 250 250 192,1 4,4 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19028,6 8047,0 132,8 54,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 111 CD1 110 250 250 168,6 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16896,3 7158,2 136,7 52,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/3 CD2 203/2 150 150 62,9 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3921,4 1661,0 113,3 50,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 112 CD1 111 250 250 104,9 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10585,9 4504,8 139,1 50,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД2 222/2-5 СД2 ЦТП_Дарн_7 200 200 91,7 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9426,0 3353,1 148,4 57,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 113 CD1 112 250 250 139,5 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14211,4 6033,9 142,3 49,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/3А CD2 203/3 150 150 96,6 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6139,4 2584,2 118,3 49,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 114 CD1 113 250 250 156,9 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16151,4 6850,4 146,0 47,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/4 CD2 203/3А 150 150 82,3 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5307,1 2240,2 122,6 47,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 115 CD1 114 250 250 80,9 4,4 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9423,5 3568,9 148,1 46,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/4А CD2 203/4 150 150 19,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1231,7 526,1 123,6 45,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/5 CD2 203/4А 150 150 104,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6872,5 2889,6 129,1 44,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/6 CD2 203/5 150 150 29,9 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1983,3 845,4 130,7 42,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/7 CD2 203/6 150 150 67,8 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4551,8 1927,1 134,4 41,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD2 203/8 CD2 203/7 150 150 59,2 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4016,7 1703,3 137,6 40,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 908/4 CD2 203/8 150 150 99,3 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8059,0 2889,2 144,1 38,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) СД9 943/9Б-7 СД9 943/9Б-6 300 300 54,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7055,4 3023,7 149,1 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD9 ШП ТМ9 490 УТ-2 900 900 189,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37974,7 16274,9 111,1 53,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 106 CD1 105 300 300 63,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6731,9 2885,1 122,6 56,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 1) CD1 105 CD1 104 400 400 147,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2216,9 1096,6 46,2 24,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/8 СГ4 419/7 400 400 15,3 560,0 559,6 0,1 0,1 6,8 6,4 1,3 1,3 2303,0 987,0 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-2 П12 322/1А-3 300 300 103,0 80,1 79,9 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 13361,3 5707,4 148,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/4 СГ4 419/3 400 400 58,5 560,0 559,7 0,4 0,4 6,8 6,4 1,3 1,3 8815,8 3778,0 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А/3 СГ4 425А/2СЭВС 300 300 48,6 122,3 122,3 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 6322,2 2710,3 148,9 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 214а С2 215 1000 1000 265,7 5363,6 5301,4 1,4 1,0 5,1 3,8 2,1 1,9 78179,4 33504,2 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 205 С2 206 1000 1000 300,2 5368,6 5296,0 1,5 1,1 5,1 3,8 2,1 1,9 88391,5 37880,4 149,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 215 С2 216 1000 1000 299,6 5363,1 5301,9 1,5 1,1 5,1 3,8 2,1 1,9 88166,9 37784,2 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-14 СГ4 322/4-13 200 200 78,4 141,4 141,2 1,3 1,2 16,5 15,5 1,4 1,3 8059,5 3445,8 148,5 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/6 П12 429/6а 500 500 59,8 242,4 241,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,3 10465,9 4482,8 148,8 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-1 СГ4 322/4-2 400 400 239,1 349,2 348,7 0,6 0,6 2,6 2,5 0,8 0,8 35889,8 15374,9 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-11а1 П12 322/4-11а2 200 200 248,6 4,8 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23966,8 10123,6 143,8 62,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/5 СГ4 323/4 300 300 83,4 91,4 91,2 0,1 0,1 0,8 0,8 0,4 0,4 10810,7 4631,7 148,8 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А СГ4 322/1А-1 300 300 196,0 227,5 227,2 1,0 0,9 5,1 4,8 1,0 0,9 25452,1 10898,6 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 216 С2 216а 1000 1000 137,5 5362,5 5302,5 0,7 0,5 5,1 3,8 2,1 1,9 40472,5 17345,0 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 326 СГ4 3П1 1000 1000 180,7 652,6 648,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 52966,2 22669,6 148,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/7 СГ4 ЦТП-90 200 200 51,9 49,6 49,6 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 5354,6 2297,5 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21-3 СГ4 322/1А-5 250 250 106,7 93,6 93,5 0,2 0,2 2,2 2,1 0,6 0,5 12481,3 5336,2 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-13 ОСББ "Богатир" 150 150 60,9 7,3 7,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 5113,8 2190,0 148,5 68,9
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 226 С2 226а 1000 800 147,6 5357,1 2796,7 0,7 0,5 5,1 3,4 2,1 1,6 43402,3 18600,9 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1Б СГ4 322/1В 500 500 38,6 819,6 818,3 0,2 0,2 4,5 4,2 1,3 1,2 6771,0 2901,8 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 2П-2 С2 218 1000 800 249,7 5361,8 2794,3 1,3 0,8 5,1 3,4 2,1 1,6 73469,2 31484,5 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/10 П12 429/10-1 250 250 50,9 82,4 82,3 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 5938,7 2542,6 148,2 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325 СГ4 326 1000 1000 257,7 1328,9 1322,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 75601,2 32377,0 148,9 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-2 СГ4 ЦТП-76 200 200 18,6 77,5 77,5 0,1 0,1 5,0 4,7 0,7 0,7 1911,5 821,1 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/7 СГ4 419/6 400 400 59,2 560,0 559,6 0,4 0,4 6,8 6,4 1,3 1,3 8909,1 3818,0 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/3 СГ4 419/2 400 400 87,2 559,9 559,7 0,6 0,6 6,8 6,4 1,3 1,3 13126,7 5625,4 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А/1 СГ4 425а/2 300 300 61,3 148,5 148,4 0,1 0,1 2,2 2,0 0,6 0,6 7973,4 3416,7 149,1 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-8 Вузол155 250 250 142,7 33,8 33,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 16657,0 7103,8 148,2 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 216а С2 217 1000 1000 156,8 5362,3 5302,7 0,8 0,6 5,1 3,8 2,1 1,9 46150,7 19778,4 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/4-1 СГ4 327/4-2 200 200 68,1 57,5 57,5 0,2 0,2 2,7 2,6 0,6 0,5 7012,4 3005,8 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/3 СГ4 331/4 200 200 49,0 80,1 80,0 0,3 0,2 5,3 5,0 0,8 0,7 4990,2 2137,3 147,0 68,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-4 СГ4 429/9-3 250 250 108,6 130,6 130,5 0,5 0,4 4,4 4,1 0,8 0,8 12691,4 5437,8 148,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 217 С2 2П-2 1000 1000 118,5 5362,0 5303,0 0,6 0,4 5,1 3,8 2,1 1,9 34880,0 14948,3 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/5 Вузол154 300 300 165,2 136,0 135,8 0,3 0,3 1,8 1,7 0,6 0,5 21405,5 9169,9 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 429/11 СГ4 429/12 250 250 137,7 125,6 125,6 0,6 0,5 4,0 3,8 0,8 0,7 16083,4 6890,5 148,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/6ПРОМ СГ4 327/6-1 250 250 59,7 136,0 136,0 0,3 0,3 4,7 4,5 0,8 0,8 6986,8 2993,9 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 224 С2 225 1000 800 321,3 5358,2 2796,7 1,6 1,1 5,1 3,4 2,1 1,6 94528,3 40511,6 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 218 С2 219 1000 800 296,0 5361,3 2794,6 1,5 1,0 5,1 3,4 2,1 1,6 87095,0 37325,9 149,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-11а3 П12 322/4-11а4 200 200 47,1 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4463,7 1907,8 137,7 63,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429 СГ4 429А 500 500 24,1 782,2 779,9 0,1 0,1 4,1 3,8 1,2 1,1 4222,9 1810,6 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-15 СГ4 322/4-14 300 300 120,5 289,6 289,3 1,0 0,9 8,2 7,7 1,2 1,2 15594,9 6682,5 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/3 СГ4 322/4 500 500 125,9 689,7 688,7 0,4 0,4 3,2 3,0 1,1 1,0 22059,3 9453,2 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/6-1 СГ4 ЦТП-91 200 200 11,1 83,6 83,6 0,1 0,1 5,8 5,4 0,8 0,8 1148,4 492,2 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 210 С2 211 1000 1000 220,8 5365,9 5298,9 1,1 0,8 5,1 3,8 2,1 1,9 64998,8 27855,8 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 325/10а СГ4 ЦТП-98 250 250 12,9 51,1 51,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 1506,6 646,4 147,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/1 СГ4 325/2 400 400 29,3 329,6 329,2 0,1 0,1 2,4 2,2 0,8 0,7 4403,3 1886,4 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/3 П10 429/4 500 500 72,9 566,6 564,8 0,2 0,1 2,2 2,0 0,9 0,8 12769,9 5470,9 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 325/10а П12 23498,499 100 100 250,7 17,1 17,1 2,3 2,2 9,2 8,6 0,7 0,6 18315,1 7800,1 147,7 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429 СГ4 430 1000 1000 74,5 3132,1 3118,2 0,1 0,1 1,7 1,6 1,2 1,1 21869,6 9371,4 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) Вузол2 С2 УТ6 1000 1000 150,5 5371,5 5292,9 0,8 0,6 5,1 3,7 2,1 1,9 44330,1 18998,2 150,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 225 С2 2П-3 1000 800 132,4 5357,7 2797,1 0,7 0,4 5,1 3,4 2,1 1,6 38939,3 16688,2 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/5 П12 325/8-1 250 250 67,5 89,9 89,8 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,5 7886,3 3376,9 148,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/4 СГ4 331/5 200 200 139,5 66,4 66,4 0,5 0,5 3,6 3,4 0,6 0,6 14181,3 6073,8 147,0 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 226а С2 227 1000 800 208,4 5356,9 2796,8 1,1 0,7 5,1 3,4 2,1 1,6 61286,4 26265,3 149,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 201 С2 202 1000 1000 331,2 5370,7 5293,7 1,7 1,2 5,1 3,8 2,1 1,9 97514,3 41789,9 150,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327 СГ4 328 1000 1000 247,0 103,0 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72312,3 30703,6 148,8 67,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-9 СГ4 322/4-10 250 250 99,2 33,8 33,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 11515,8 4925,4 147,4 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/6 СГ4 323/6-1 200 200 118,2 83,6 83,6 0,7 0,6 5,8 5,4 0,8 0,8 12190,8 5229,8 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/4-1 СГ4 ЦТП-114 200 200 267,4 71,0 71,0 1,1 1,0 4,2 3,9 0,7 0,6 27527,4 11780,4 148,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 326 П12 322/4-22 500 500 89,3 675,8 674,6 0,3 0,3 3,1 2,9 1,0 1,0 15623,2 6702,4 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/9 СГ4 ЦТП-97 150 150 142,9 81,9 81,9 3,6 3,4 25,1 23,6 1,4 1,3 11997,1 5144,4 148,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 206 С2 207 1000 1000 297,6 5368,0 5296,6 1,5 1,1 5,1 3,8 2,1 1,9 87619,3 37549,5 149,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/4-2 СГ4 ЦТП-112 200 200 31,1 57,5 57,5 0,1 0,1 2,7 2,6 0,6 0,5 3200,4 1371,4 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-2 СГ4 322/5-3 250 250 82,8 131,7 131,6 0,4 0,3 4,4 4,2 0,8 0,8 9717,4 4163,8 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/4 СГ4 327/4-1 250 250 78,8 128,6 128,5 0,3 0,3 4,2 4,0 0,8 0,7 9217,8 3954,2 148,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 429/4 СГ4 429/5 500 500 340,1 566,6 564,8 0,7 0,7 2,2 2,0 0,9 0,8 59572,1 25523,7 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А/1 центр творчості "Сфера" Управл 80 80 22,7 6,3 6,3 0,1 0,1 4,1 3,8 0,4 0,4 1492,5 639,4 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А СГ4 322/1Б 500 500 32,7 819,6 818,2 0,1 0,1 4,5 4,2 1,3 1,2 5725,0 2453,9 149,0 69,0
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219 С2 219а 1000 800 93,4 5360,8 2794,9 0,5 0,3 5,1 3,4 2,1 1,6 27485,7 11779,5 149,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 УТ6 С2 УТ2 1000 1000 295,8 5371,3 5293,2 1,5 1,1 5,1 3,7 2,1 1,9 87103,4 37328,4 150,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/2 СГ4 ЦТП-111 200 200 104,3 58,2 58,2 0,3 0,3 2,8 2,6 0,6 0,5 10736,5 4608,0 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/10 П12 325/10а 250 250 84,8 68,2 68,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,4 9879,6 4232,4 147,9 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-4 СГ4 322/5-4А 250 250 82,8 72,1 72,1 0,1 0,1 1,3 1,3 0,4 0,4 9706,6 4157,7 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/8 СГ4 ЦТП-142 200 200 81,7 80,1 80,1 0,4 0,4 5,3 5,0 0,8 0,7 8397,6 3603,3 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429/6а СГ4 429/7 500 500 67,3 242,3 241,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,3 11773,4 5045,1 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/1 СГ4 327/2 500 500 107,4 547,5 546,6 0,2 0,2 2,0 1,9 0,8 0,8 18786,0 8050,4 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-3 СГ4 322/4-3А 250 250 105,7 177,8 177,5 0,9 0,8 8,1 7,6 1,1 1,0 12384,1 5299,9 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 430А СГ4 431 1000 1000 80,8 2841,4 2829,0 0,1 0,1 1,4 1,3 1,1 1,0 23730,3 10169,1 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 418 СГ4 419 1000 1000 318,6 4302,7 4278,1 1,0 1,0 3,3 3,0 1,7 1,5 93646,5 40131,9 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 230 С2 231 1000 800 260,2 5355,0 2798,1 1,3 0,9 5,1 3,4 2,1 1,6 76546,1 32805,1 149,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-7 СГ4 429/9-6 250 250 131,8 194,5 194,2 1,3 1,2 9,7 9,1 1,2 1,1 15447,7 6614,5 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-16 П12 322/4-15 300 300 52,3 289,6 289,3 0,4 0,4 8,2 7,7 1,2 1,2 6774,4 2901,8 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/4 П12 323/3 300 300 141,6 74,4 74,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,3 18345,5 7858,2 148,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4 СГ4 322/4-1 400 400 59,7 374,7 374,1 0,2 0,2 3,0 2,9 0,9 0,8 8964,2 3840,7 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-1 СГ4 419/1-2 250 250 141,6 179,9 179,9 1,2 1,1 8,3 7,8 1,1 1,0 16633,7 7127,0 149,0 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А СГ4 425А/1 300 300 109,8 154,9 154,7 0,3 0,2 2,4 2,2 0,7 0,6 14247,4 6116,0 149,1 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 421 СГ4 421/1 250 250 81,8 39,8 39,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 9602,6 4123,3 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 207 С2 208 1000 1000 305,1 5367,5 5297,2 1,6 1,1 5,1 3,8 2,1 1,9 89808,6 38487,7 149,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/2 П12 327/3 500 500 80,9 489,2 488,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,8 0,7 14151,1 6062,9 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/8 СГ4 327/9 500 500 54,2 46,1 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9453,2 4047,3 148,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219б С2 219в 1000 800 81,0 5360,5 2795,1 0,4 0,3 5,1 3,4 2,1 1,6 23843,1 10218,4 149,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-13 СГ4 322/4-11А 250 250 122,0 26,2 26,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 14235,6 6020,2 148,5 66,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219а С2 219б 1000 800 62,2 5360,6 2795,1 0,3 0,2 5,1 3,4 2,1 1,6 18297,2 7841,6 149,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11-3 СГ4 419/11-4 250 250 129,6 180,9 180,9 1,1 1,0 8,4 7,9 1,1 1,0 15244,7 6531,9 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 #987 СГ4 4П-1 1000 1000 108,4 3915,0 3897,3 0,3 0,3 2,7 2,5 1,5 1,4 31826,1 13639,4 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5 СГ4 322/6 300 300 70,3 183,2 183,0 0,2 0,2 3,3 3,1 0,8 0,7 9128,5 3910,4 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-3 П12 322/4-3-1 250 250 33,3 171,4 171,3 0,3 0,2 7,5 7,1 1,1 1,0 3899,5 1673,3 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 425а/4 П12 240175,543 150 150 57,9 16,4 16,4 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 4867,8 2084,5 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 212 С2 2П-113 1000 1000 285,5 5364,8 5300,0 1,5 1,1 5,1 3,8 2,1 1,9 84038,4 36015,0 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5 СГ4 322/5-1 250 250 44,6 131,7 131,6 0,2 0,2 4,4 4,2 0,8 0,8 5229,8 2242,1 148,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/3 СГ4 325/4 400 400 69,4 237,9 237,6 0,1 0,1 1,2 1,2 0,6 0,5 10408,6 4460,3 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 203 С2 204 1000 1000 272,9 5369,6 5294,9 1,4 1,0 5,1 3,8 2,1 1,9 80343,7 34431,6 149,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 324 СГ4 325 1000 1000 155,3 1792,7 1785,2 0,1 0,1 0,6 0,5 0,7 0,6 45568,6 19528,1 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 232 С2 Т/У-1 1000 800 152,3 5354,0 2798,8 0,8 0,5 5,1 3,4 2,1 1,6 44781,2 19191,8 149,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 НС-3(ШП) СГ4 НС-3ВХ 1000 800 10,1 5348,9 2802,3 0,1 0,0 5,1 3,4 2,1 1,6 2955,6 1266,7 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-4 СГ4 ЦТПТИМ13А 250 250 18,3 59,5 59,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,3 2141,4 917,9 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-1 СГ4 ЦТП-141 200 200 42,8 57,6 57,6 0,1 0,1 2,7 2,6 0,6 0,5 4395,6 1883,4 148,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-7 СГ4 ЦТП-145 250 250 142,9 89,7 89,7 0,3 0,3 2,1 1,9 0,6 0,5 16752,2 7186,6 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429А П12 429а/1 200 200 52,5 63,9 63,9 0,2 0,2 3,4 3,2 0,6 0,6 5414,8 2326,1 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А П10 #987 1000 1000 75,5 3915,2 3897,2 0,2 0,2 2,7 2,5 1,5 1,4 22178,9 9504,4 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-2 СГ4 419/1-3 250 250 64,7 179,9 179,9 0,5 0,5 8,3 7,8 1,1 1,0 7603,6 3258,3 148,9 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-14 СГ4 ЦТП-85 250 250 12,2 148,2 148,2 0,1 0,1 5,6 5,3 0,9 0,9 1431,9 615,0 148,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 424А П12 240160,541 150 150 106,0 34,4 34,4 0,5 0,4 4,4 4,2 0,6 0,6 8951,6 3842,9 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-7 СГ4 ЦТП-72 200 200 19,3 64,7 64,7 0,1 0,1 3,5 3,3 0,6 0,6 1975,6 847,4 148,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 227 С2 228 1000 800 221,6 5356,5 2797,1 1,1 0,7 5,1 3,4 2,1 1,6 65189,1 27937,9 149,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 328 СГ4 329 1000 1000 117,9 102,6 101,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34179,5 14635,2 148,1 67,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/8 СГ4 ЦТП-118 200 200 276,7 88,3 88,2 1,8 1,7 6,4 6,0 0,8 0,8 28390,7 12159,7 148,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 431 СГ4 432 1000 1000 126,0 2841,2 2829,1 0,2 0,2 1,4 1,3 1,1 1,0 36977,5 15847,0 149,1 68,8
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21-3 СГ4 322/4-21-4 200 200 152,2 71,5 71,5 0,6 0,6 4,2 4,0 0,7 0,6 15659,4 6713,2 148,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/3 СГ4 240572,608 100 100 16,3 16,7 16,7 0,1 0,1 8,8 8,2 0,6 0,6 1184,4 508,6 147,0 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) Вузол155 СГ4 322/4-9 250 250 111,6 33,8 33,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 12960,2 5548,6 147,8 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219в С2 219г 1000 800 41,5 5360,4 2795,2 0,2 0,1 5,1 3,4 2,1 1,6 12212,8 5234,0 149,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 310/9 СГ3 ЦТП-16 200 200 96,7 39,6 39,6 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 9976,1 4272,6 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 429/9-5 СГ4 429/9-4 250 250 173,5 130,7 130,5 0,8 0,7 4,4 4,1 0,8 0,8 20291,1 8692,6 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11-2 СГ4 419/11-3 250 250 101,4 180,9 180,9 0,9 0,8 8,4 7,9 1,1 1,0 11928,9 5111,5 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) Вузол154 СГ4 325/6 300 300 74,5 136,0 135,8 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 9646,8 4133,6 148,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11 СГ4 419/11-1 250 250 78,6 180,9 180,8 0,7 0,6 8,4 7,9 1,1 1,0 9248,8 3964,3 149,3 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 417 П10 418 1000 1000 150,9 4302,9 4277,8 0,5 0,5 3,3 3,0 1,7 1,5 44354,6 19000,9 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/1 СГ4 ЦТП-94 250 250 191,0 134,0 133,9 0,9 0,8 4,6 4,3 0,8 0,8 22410,9 9609,2 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/4 будинок житловий 100 100 65,1 14,4 14,4 0,4 0,4 6,5 6,1 0,6 0,5 4783,9 2050,0 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 327/7 СГ4 327/8 500 500 177,8 134,4 134,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 31029,9 13290,2 148,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-11а2 П12 322/4-11а3 200 200 54,2 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5144,7 2197,9 138,8 62,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-22 СГ4 322/4-21 500 500 193,0 675,7 674,6 0,6 0,6 3,1 2,9 1,0 1,0 33805,1 14486,0 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 325/2-1 СГ4 ЦТП-93 200 200 29,8 91,6 91,6 0,2 0,2 6,9 6,5 0,9 0,8 3077,0 1318,6 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 220 С2 221 1000 800 293,0 5360,2 2795,3 1,5 1,0 5,1 3,4 2,1 1,6 86212,9 36947,9 149,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331 СГ4 331/1а 200 200 381,0 5,2 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 38697,0 15597,4 147,1 62,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-3-2 СГ4 322/4-3-3 250 250 100,0 171,4 171,3 0,8 0,7 7,5 7,1 1,1 1,0 11724,4 5023,8 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-1 СГ4 322/5-2 250 250 75,6 131,7 131,6 0,3 0,3 4,4 4,2 0,8 0,8 8873,3 3802,2 148,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-3-1 П12 322/4-3-2 250 250 64,4 171,4 171,3 0,5 0,5 7,5 7,1 1,1 1,0 7555,2 3237,5 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/5 СГ4 419/4 400 400 52,0 560,0 559,7 0,4 0,3 6,8 6,4 1,3 1,3 7837,2 3358,7 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425а/2 СГ4 425А/3 300 300 89,1 138,7 138,6 0,2 0,2 1,9 1,8 0,6 0,6 11585,1 4963,9 149,0 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 427 П10 428 1000 1000 155,0 3914,8 3897,6 0,4 0,4 2,7 2,5 1,5 1,4 45515,7 19506,1 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331 СГ4 331/1 300 300 7,8 96,8 96,7 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,4 998,3 428,7 147,1 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425А/3 П12 425а/4 150 150 116,0 16,4 16,4 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 9803,4 4181,4 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 424 СГ4 424А 1000 1000 193,8 4105,0 4085,6 0,6 0,5 3,0 2,8 1,6 1,5 56951,7 24403,9 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4 СГ4 322/5 300 300 151,1 314,9 314,6 1,5 1,4 9,7 9,1 1,3 1,3 19603,3 8402,3 148,9 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 424А СГ4 425 1000 1000 32,5 4070,3 4051,6 0,1 0,1 2,9 2,7 1,6 1,5 9553,6 4094,3 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 417 СГ4 417/1 400 400 20,7 741,1 740,3 0,2 0,2 11,9 11,2 1,8 1,7 3106,3 1334,1 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 4П-1 П10 427 1000 1000 35,5 3914,8 3897,5 0,1 0,1 2,7 2,5 1,5 1,4 10430,3 4470,1 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/8 СГ4 322/9 250 250 72,9 183,1 183,0 0,6 0,6 8,6 8,1 1,1 1,1 8546,3 3662,2 148,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419 СГ4 420 1000 1000 322,7 4302,1 4278,7 1,1 1,0 3,3 3,0 1,7 1,5 94845,9 40645,9 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/10 П10 429/11 250 250 66,0 125,6 125,6 0,3 0,3 4,0 3,8 0,8 0,7 7703,0 3302,5 148,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/2 СГ4 331/3 200 200 45,9 96,8 96,7 0,4 0,3 7,7 7,3 0,9 0,9 4667,2 2000,0 147,1 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 330 СГ4 331 1000 1000 145,2 102,3 101,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42053,3 18002,7 147,5 67,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 428 СГ4 429 1000 1000 109,6 3914,5 3897,9 0,3 0,3 2,7 2,5 1,5 1,4 32191,3 13796,0 149,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/2 СГ4 325/3 400 400 60,3 237,9 237,5 0,1 0,1 1,2 1,2 0,6 0,5 9058,2 3879,4 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/4 СГ4 ЦТП-95 200 200 219,0 87,5 87,5 1,4 1,3 6,3 5,9 0,8 0,8 22562,5 9673,6 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425 СГ4 425А 1000 1000 127,9 4070,3 4051,7 0,4 0,3 2,9 2,7 1,6 1,5 37569,9 16101,0 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 310/13 П12 310/12 300 300 90,0 124,4 124,3 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 11714,7 5019,3 149,2 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 219г С2 220 1000 800 35,1 5360,3 2795,3 0,2 0,1 5,1 3,4 2,1 1,6 10335,7 4429,6 149,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 Т/У-2 С2 233 1000 800 216,7 5352,4 2799,9 1,1 0,7 5,1 3,4 2,1 1,6 63720,5 27308,5 149,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 417/1 СГ4 417/2 400 400 11,2 741,1 740,3 0,1 0,1 11,9 11,2 1,8 1,7 1686,0 722,6 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-17 СГ4 322/4-16 300 300 86,1 362,9 362,6 1,1 1,0 12,9 12,1 1,6 1,5 11148,2 4777,4 148,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-11А П12 322/4-11а1 200 200 198,2 4,8 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20066,4 8187,7 147,9 60,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429/10-1 П12 429/10-2 250 250 154,8 82,4 82,3 0,3 0,3 1,7 1,6 0,5 0,5 18053,3 7732,5 148,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/1 СГ4 331/2 200 200 14,5 96,8 96,7 0,1 0,1 7,7 7,3 0,9 0,9 1476,8 632,9 147,1 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-20 СГ4 322/4-19 500 500 54,5 439,5 438,9 0,1 0,1 1,3 1,2 0,7 0,6 9546,8 4091,2 148,8 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 204 С2 205 1000 1000 327,9 5369,2 5295,4 1,7 1,2 5,1 3,8 2,1 1,9 96524,6 41365,7 149,9 68,6
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/1 СГ4 429/2 500 500 131,5 643,1 641,0 0,4 0,3 2,8 2,6 1,0 0,9 23057,5 9877,4 149,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-6 СГ4 322/1А-7 250 250 52,1 154,8 154,8 0,3 0,3 6,1 5,8 1,0 0,9 6077,3 2604,1 148,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-4 СГ4 322/4-5 250 250 37,5 177,7 177,5 0,3 0,3 8,1 7,6 1,1 1,0 4390,7 1881,6 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 УТ2 С2 201 1000 1000 12,4 5370,7 5293,7 0,1 0,0 5,1 3,8 2,1 1,9 3639,5 1559,8 150,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9 СГ4 429/10 500 500 161,8 208,1 207,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 28236,5 12096,9 148,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 310/10 СГ3 310/9 200 200 28,5 39,6 39,6 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 2939,0 1259,3 148,9 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/6 СГ4 322/7 300 300 110,0 183,1 183,0 0,4 0,3 3,3 3,1 0,8 0,7 14271,6 6115,1 148,8 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/12 СГ4 СЭВС-4 200 200 35,5 125,6 125,6 0,5 0,4 13,0 12,3 1,2 1,1 3648,6 1563,6 148,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-2 СГ4 429/9-1 250 250 88,2 57,6 57,6 0,1 0,1 0,9 0,8 0,4 0,3 10304,6 4416,5 148,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 310/11 СГ3 310/10 300 300 51,5 39,6 39,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 6695,6 2865,4 149,1 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-8 СГ4 ЦТП-71 200 200 94,4 90,1 90,1 0,6 0,6 6,7 6,3 0,9 0,8 9673,5 4144,6 147,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 221 С2 222 1000 800 301,3 5359,7 2795,7 1,5 1,0 5,1 3,4 2,1 1,6 88630,1 37983,8 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 432 СГ4 321 1000 1000 69,3 2841,0 2829,4 0,1 0,1 1,4 1,3 1,1 1,0 20330,3 8712,8 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-1 СГ4 322/1А-2 300 300 88,1 197,8 197,6 0,3 0,3 3,9 3,6 0,8 0,8 11428,3 4896,5 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-6 СГ4 ЦТП-81 200 200 137,6 78,2 78,1 0,7 0,7 5,0 4,7 0,8 0,7 14151,4 6070,8 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/9 СГ4 429/8 500 500 46,1 46,1 46,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8034,2 3452,5 147,9 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/9 СГ4 419/8 400 400 119,4 560,1 559,6 0,8 0,8 6,8 6,4 1,3 1,3 17982,5 7706,1 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 214 С2 214а 1000 1000 155,6 5363,8 5301,1 0,8 0,6 5,1 3,8 2,1 1,9 45776,9 19618,2 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 233 С2 234 1000 800 144,0 5352,1 2800,1 0,7 0,5 5,1 3,4 2,1 1,6 42355,4 18152,2 149,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 422 П10 423 1000 1000 271,3 4261,1 4240,2 0,9 0,8 3,2 3,0 1,6 1,5 79717,1 34162,7 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-13 П12 322/4-13-1 250 250 131,9 108,0 107,9 0,4 0,4 3,0 2,8 0,7 0,6 15388,7 6610,8 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/5 СГ4 429/9-7 250 250 75,7 284,2 283,9 1,6 1,5 20,7 19,4 1,7 1,6 8866,6 3801,0 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-5 СГ4 419/1-6 200 200 87,0 179,9 179,9 2,3 2,2 26,7 25,1 1,7 1,6 8984,7 3850,1 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 235 С2 236 1000 800 329,3 5349,7 2801,7 1,7 1,1 5,1 3,4 2,1 1,6 96834,3 41499,8 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/1 СГ4 322/1А 500 500 24,1 1047,1 1045,4 0,2 0,2 7,4 6,9 1,6 1,5 4222,4 1809,6 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 208 С2 2П-1 1000 1000 131,6 5366,9 5297,8 0,7 0,5 5,1 3,8 2,1 1,9 38723,6 16595,5 149,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-1 П12 СТВП 19 150 150 147,1 29,6 29,6 0,5 0,5 3,3 3,1 0,5 0,5 12410,1 5316,7 148,9 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 234 С2 Т/У-3 1000 800 263,3 5351,8 2800,3 1,3 0,9 5,1 3,4 2,1 1,6 77442,8 33189,3 149,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/6 СГ4 327/6ПРОМ 250 250 27,2 136,0 136,0 0,1 0,1 4,7 4,5 0,8 0,8 3181,4 1364,5 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-13-2 СГ4 ЦТП-82 250 250 103,8 107,9 107,9 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,6 12134,5 5198,9 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 236 СГ4 НС-3(ШП) 1000 800 137,9 5349,1 2802,1 0,7 0,5 5,1 3,4 2,1 1,6 40564,1 17384,5 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 231 С2 232 1000 800 264,1 5354,5 2798,5 1,3 0,9 5,1 3,4 2,1 1,6 77686,4 33293,8 149,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-13-1 СГ4 322/4-13-2 250 250 66,7 107,9 107,9 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,6 7799,2 3341,9 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/4 СГ4 327/5 500 500 152,1 360,6 360,0 0,1 0,1 0,9 0,8 0,6 0,5 26597,2 11391,9 148,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21-4 СГ4 ЦТП-75 200 200 44,8 71,5 71,5 0,2 0,2 4,2 4,0 0,7 0,6 4605,0 1973,2 148,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/6 СГ4 ЦТП-96 300 300 13,9 75,7 75,7 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 1796,9 771,3 148,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 НС-3ВХ НС3 просп. Г.Сталіграда, 2А 1000 1000 4,0 5348,9 5320,9 0,0 0,0 5,1 4,7 2,1 1,9 1176,4 504,2 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/6 СГ4 323/5 250 250 158,2 91,4 91,2 0,3 0,3 2,1 2,0 0,6 0,5 18558,5 7939,2 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21 СГ4 322/4-20 500 500 106,2 439,5 438,9 0,1 0,1 1,3 1,2 0,7 0,6 18603,2 7971,3 148,8 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/4 СГ4 325/5 300 300 83,5 136,0 135,8 0,2 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 10830,2 4636,9 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 НС-3ВЫХ СГ4 414 1000 1000 165,9 5169,3 5141,4 0,8 0,7 4,7 4,4 2,0 1,9 48774,7 20900,4 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 Т/У-4 С2 235А 1000 800 63,4 5350,0 2801,5 0,3 0,2 5,1 3,4 2,1 1,6 18654,7 7994,8 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429А СГ4 429/1 500 500 166,9 718,3 716,0 0,6 0,5 3,5 3,2 1,1 1,0 29275,3 12542,3 149,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 417/2 СГ4 419/11 400 400 88,9 741,0 740,3 1,1 1,0 11,9 11,2 1,8 1,7 13397,4 5741,5 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 228 С2 229 1000 800 357,1 5356,1 2797,4 1,8 1,2 5,1 3,4 2,1 1,6 105048,0 45019,8 149,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11 СГ4 419/10 400 400 73,8 560,1 559,5 0,5 0,5 6,8 6,4 1,3 1,3 11117,3 4763,9 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-8 П12 322/4-8-1 125 125 68,2 29,7 29,7 0,6 0,6 8,6 8,1 0,7 0,7 5516,4 2366,3 148,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/7 СГ4 322/8 300 300 106,4 183,1 183,0 0,4 0,3 3,3 3,1 0,8 0,7 13799,1 5912,7 148,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/2 СГ4 419/1 400 400 175,9 559,9 559,7 1,2 1,1 6,8 6,4 1,3 1,3 26483,7 11348,7 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429/3-1 будинок адміністративний ТОВ " 80 80 46,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1598,9 618,3 91,9 32,4
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-7 СГ4 322/4-8 250 250 165,3 99,6 99,4 0,4 0,4 2,5 2,4 0,6 0,6 19309,0 8271,0 148,4 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-6 СГ4 ЦТП-74 150 150 26,4 18,7 18,7 0,0 0,0 1,3 1,2 0,3 0,3 2216,9 950,3 148,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 421 П10 422 1000 1000 157,0 4261,4 4239,9 0,5 0,5 3,2 3,0 1,6 1,5 46130,1 19769,0 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 420 СГ4 421 1000 1000 168,2 4301,5 4279,3 0,6 0,5 3,3 3,0 1,7 1,5 49417,0 21178,1 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-6 СГ4 ЦТП-144 200 200 68,0 63,8 63,8 0,2 0,2 3,4 3,2 0,6 0,6 6995,8 3003,8 148,7 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 327/3 СГ4 327/4 500 500 82,7 489,2 488,5 0,1 0,1 1,6 1,5 0,8 0,7 14459,8 6196,5 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/9 СГ4 ЦТП-61 200 200 118,7 90,9 90,9 0,8 0,8 6,8 6,4 0,9 0,8 12231,1 5242,0 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322 П12 322/1 500 500 93,9 1047,2 1045,3 0,7 0,6 7,4 6,9 1,6 1,5 16448,6 7055,0 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 2П-1 С2 209 1000 1000 159,4 5366,7 5298,0 0,8 0,6 5,1 3,8 2,1 1,9 46909,0 20103,4 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 222 С2 223 1000 800 298,4 5359,2 2796,1 1,5 1,0 5,1 3,4 2,1 1,6 87775,7 37617,6 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327 СГ4 327/1 500 500 151,2 547,5 546,5 0,3 0,3 2,0 1,9 0,8 0,8 26416,8 11335,3 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 321 СГ4 322 1000 1000 115,4 2840,9 2829,5 0,2 0,2 1,4 1,3 1,1 1,0 33863,7 14512,5 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-1 П12 240364,365 150 150 30,1 25,5 25,5 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 2542,9 1091,6 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/4 П12 241059 150 150 86,9 13,7 13,7 0,1 0,1 0,7 0,7 0,2 0,2 7229,2 3094,7 147,0 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/10-3 СГ4 ЦТП-117 200 200 24,2 82,3 82,3 0,1 0,1 5,6 5,3 0,8 0,7 2474,8 1060,6 147,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 ЦТП-141 П12 429/9-1-14 150 150 15,5 57,6 57,6 0,2 0,2 12,4 11,7 1,0 0,9 1302,1 558,0 148,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 414 П10 415 1000 1000 167,2 5169,0 5141,7 0,8 0,7 4,7 4,4 2,0 1,9 49155,7 21066,2 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/5 СГ4 327/6 500 500 119,8 270,6 270,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,4 20932,2 8971,0 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/1а СГ4 331/2а 200 200 146,3 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13976,2 5942,8 139,7 63,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/9 СГ4 322/10 250 250 170,3 92,2 92,2 0,4 0,3 2,2 2,0 0,6 0,5 19957,6 8545,0 148,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) НС3 СГ4 НС-3ВЫХ 1000 1000 13,5 5348,9 5320,9 0,1 0,1 5,1 4,7 2,1 1,9 3958,5 1696,5 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1В СГ4 322/2 500 500 182,2 819,6 818,3 0,8 0,8 4,5 4,2 1,3 1,2 31950,0 13691,4 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-4 СГ4 419/1-5 200 200 120,0 179,9 179,9 3,2 3,0 26,7 25,1 1,7 1,6 12391,3 5309,6 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 211 С2 212 1000 1000 358,0 5365,5 5299,3 1,8 1,3 5,1 3,8 2,1 1,9 105381,7 45161,2 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/9 СГ4 325/10 200 200 130,8 68,2 68,1 0,5 0,5 3,8 3,6 0,7 0,6 13420,2 5741,9 148,1 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/6 СГ4 419/5 400 400 113,5 560,0 559,6 0,8 0,7 6,8 6,4 1,3 1,3 17086,9 7322,4 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/2 П12 322/3 500 500 85,8 689,7 688,6 0,3 0,3 3,2 3,0 1,1 1,0 15050,1 6447,1 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/3 СГ4 ЦТП-146 200 200 85,2 76,3 76,3 0,4 0,4 4,8 4,5 0,7 0,7 8785,0 3773,3 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/2 СГ4 429/3 500 500 144,9 643,0 641,1 0,4 0,4 2,8 2,6 1,0 0,9 25384,9 10878,1 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-11А СГ4 322/4-10 250 250 278,8 21,3 21,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 32105,3 13837,9 147,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 2П-113 С2 214 1000 1000 261,9 5364,3 5300,6 1,3 1,0 5,1 3,8 2,1 1,9 77083,5 33034,5 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/2 СГ4 ЦТП-92 250 250 19,8 74,4 74,4 0,0 0,0 1,4 1,3 0,5 0,4 2314,0 991,7 148,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21-1 СГ4 ЦТП-73 200 200 17,6 71,0 70,9 0,1 0,1 4,2 3,9 0,7 0,6 1808,0 776,4 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/6 СГ4 325/7 300 300 74,8 60,2 60,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2 9678,6 4138,0 148,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ3 310/11 СГ3 ЦТП-17 200 200 129,9 84,7 84,7 0,8 0,7 5,9 5,6 0,8 0,8 13427,5 5754,8 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/2 П12 325/2-1 200 200 62,2 91,7 91,6 0,4 0,4 6,9 6,5 0,9 0,8 6417,0 2753,8 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/4-11а4 адміністративно-промисловий ко 80 80 28,9 4,8 4,8 0,1 0,1 2,3 2,2 0,3 0,3 1742,1 745,8 136,8 63,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 3П1 СГ4 327 1000 1000 77,9 652,3 648,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 22807,6 9773,8 148,8 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/6 СГ4 ЦТП-116 200 200 18,7 50,5 50,5 0,0 0,0 2,1 2,0 0,5 0,5 1904,1 817,0 146,7 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 235А С2 235 1000 800 83,9 5349,9 2801,6 0,4 0,3 5,1 3,4 2,1 1,6 24683,6 10578,7 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 424 СГ4 424/1 400 400 41,7 155,4 155,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4 6266,9 2694,3 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325 СГ4 325/1 400 400 141,7 463,6 463,1 0,7 0,6 4,7 4,4 1,1 1,0 21249,6 9120,8 148,9 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-19 СГ4 322/4-18 500 500 148,5 439,5 439,0 0,2 0,2 1,3 1,2 0,7 0,6 26002,1 11142,0 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 Т/У-3 С2 Т/У-4 1000 800 727,7 5351,3 2800,6 3,7 2,5 5,1 3,4 2,1 1,6 214014,2 91717,2 149,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/6 П12 327/7 500 500 91,7 134,5 134,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 16013,7 6854,9 148,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 327/6-1 СГ4 ЦТП-115 250 250 294,3 84,1 84,0 0,5 0,5 1,8 1,7 0,5 0,5 34432,1 14730,4 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-7 СГ4 322/1А-8 200 200 231,0 90,1 90,1 1,5 1,5 6,7 6,3 0,9 0,8 23690,1 10139,5 148,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/5 СГ4 429/6 500 500 99,8 282,2 281,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,4 17468,6 7482,7 148,9 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 429/10-2 СГ4 429/10-3 250 250 152,1 82,4 82,3 0,3 0,2 1,7 1,6 0,5 0,5 17730,2 7594,2 147,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 202 С2 203 1000 1000 262,6 5370,1 5294,4 1,3 1,0 5,1 3,8 2,1 1,9 77325,8 33138,4 150,0 68,5
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/5 СГ4 331/6 200 200 54,3 66,4 66,4 0,2 0,2 3,6 3,4 0,6 0,6 5516,4 2363,6 146,8 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-6 П10 429/9-5 250 250 109,9 130,7 130,5 0,5 0,5 4,4 4,1 0,8 0,8 12863,4 5505,6 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 430 СГ4 323/7 300 300 119,4 224,6 224,4 0,6 0,6 5,0 4,7 1,0 0,9 15488,9 6645,4 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/11-1 СГ4 419/11-2 250 250 45,5 180,9 180,8 0,4 0,4 8,4 7,9 1,1 1,0 5352,4 2293,7 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-3А СГ4 322/4-4 250 250 79,7 177,8 177,5 0,6 0,6 8,1 7,6 1,1 1,0 9326,7 3996,6 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21 СГ4 322/4-21-1 300 300 69,4 236,1 235,8 0,4 0,4 5,5 5,1 1,0 0,9 8994,0 3854,7 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-3 СГ4 429/9-2 250 250 119,8 130,6 130,5 0,5 0,5 4,4 4,1 0,8 0,8 13998,2 5997,5 148,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-6 СГ4 322/4-7 250 250 74,2 99,6 99,4 0,2 0,2 2,5 2,4 0,6 0,6 8677,8 3713,9 148,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 323/3 СГ4 323/2 300 300 85,6 74,4 74,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 11082,6 4747,8 148,4 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 423 СГ4 424 1000 1000 125,3 4260,6 4240,7 0,4 0,4 3,2 3,0 1,6 1,5 36822,7 15780,8 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/1А-4 СГ4 322/1А-5 300 300 311,9 80,1 79,9 0,2 0,2 0,6 0,6 0,3 0,3 40267,8 17261,9 148,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) НС3 просп. Г.Сталіграда, 2А НС3 1000 1000 5,0 5348,9 5320,9 0,0 0,0 5,1 4,7 2,1 1,9 1473,4 631,5 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 425а/2 будинок житловий 80 80 31,0 9,8 9,8 0,3 0,3 9,8 9,3 0,6 0,6 2042,5 874,9 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П10 415 СГ4 417 1000 1000 167,7 5168,7 5142,0 0,8 0,7 4,7 4,4 2,0 1,9 49310,3 21132,4 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/10 СГ4 ЦТП-62 200 200 85,8 92,2 92,2 0,6 0,6 7,0 6,6 0,9 0,8 8825,1 3781,2 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 331/6 будинок житловий 150 150 231,1 15,9 15,9 0,2 0,2 1,0 0,9 0,3 0,3 19222,7 8179,4 146,7 67,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 430 СГ4 430А 1000 1000 272,8 2907,3 2893,9 0,4 0,4 1,5 1,4 1,1 1,0 80122,0 34332,1 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/8 СГ4 429/9 500 500 124,8 208,2 207,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 21794,7 9332,6 148,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-2 СГ4 322/4-3 400 400 121,2 349,2 348,8 0,3 0,3 2,6 2,5 0,8 0,8 18179,7 7790,2 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 223 С2 224 1000 800 220,6 5358,6 2796,4 1,1 0,7 5,1 3,4 2,1 1,6 64888,7 27809,2 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1 СГ4 419/1-1 250 250 44,6 179,9 179,8 0,4 0,3 8,3 7,8 1,1 1,0 5245,7 2246,0 149,0 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 4-21-2 СГ4 322/4-21-3 300 300 166,8 165,1 164,9 0,4 0,4 2,7 2,5 0,7 0,7 21599,2 9253,5 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/7 СГ4 429/8 500 500 230,6 242,3 241,4 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 40324,4 17263,8 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 229 С2 230 1000 800 267,9 5355,5 2797,8 1,4 0,9 5,1 3,4 2,1 1,6 78803,1 33772,3 149,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-16 СГ4 ЦТП-86 200 200 35,5 73,3 73,3 0,2 0,1 4,4 4,2 0,7 0,7 3656,8 1569,8 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/3 П12 429/3-1 250 250 45,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5381,8 1214,7 149,0 25,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 2П-3 С2 226 1000 800 148,9 5357,4 2796,5 0,8 0,5 5,1 3,4 2,1 1,6 43816,7 18776,2 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-5 СГ4 322/1А-6 250 250 167,1 173,6 173,5 1,3 1,2 7,7 7,2 1,1 1,0 19508,5 8358,2 148,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) 1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С0 Дрос ТМ-2 1000 1000 14,6 5371,9 5292,5 0,1 0,1 5,1 3,7 2,1 1,9 4311,2 1847,7 150,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-18 СГ4 322/4-17 300 300 109,7 362,9 362,6 1,4 1,3 12,9 12,1 1,6 1,5 14217,2 6090,2 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 209 С2 210 1000 1000 299,8 5366,4 5298,3 1,5 1,1 5,1 3,8 2,1 1,9 88237,8 37814,5 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322 СГ4 323 1000 1000 140,3 1793,5 1784,4 0,1 0,1 0,6 0,5 0,7 0,6 41189,9 17643,1 149,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 325/8-1 СГ4 325/8 250 250 195,7 89,9 89,9 0,4 0,4 2,1 1,9 0,6 0,5 22860,0 9786,1 148,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/1А-2 СГ4 ЦТП-77 200 200 113,8 40,2 40,2 0,2 0,1 1,3 1,3 0,4 0,4 11722,3 5025,8 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/10 СГ4 419/9 400 400 60,5 560,1 559,5 0,4 0,4 6,8 6,4 1,3 1,3 9118,2 3907,6 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С0 Дрос ТМ-2 Вузол2 1000 1000 175,0 5371,9 5292,5 0,9 0,7 5,1 3,7 2,1 1,9 51534,2 22085,5 150,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 429/9-2 СГ4 ЦТП-143 200 200 359,2 73,0 73,0 1,6 1,5 4,4 4,1 0,7 0,7 36893,4 15783,1 148,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 310/12 СГ3 310/11 300 300 30,7 124,4 124,3 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 3989,3 1709,6 149,1 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-18 СГ4 ЦТП-87 200 200 36,6 76,5 76,4 0,2 0,2 4,8 4,5 0,7 0,7 3770,0 1618,4 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-5 СГ4 322/4-6 250 250 79,0 177,7 177,5 0,6 0,6 8,1 7,6 1,1 1,0 9240,5 3959,7 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 329 П12 330 1000 1000 70,6 102,4 101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20444,1 8757,0 147,7 67,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/4 П12 240026 100 100 138,7 16,9 16,9 1,3 1,2 9,0 8,5 0,7 0,6 10188,2 4356,6 148,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/5-3 СГ4 322/5-4 250 250 29,1 131,7 131,7 0,1 0,1 4,4 4,2 0,8 0,8 3412,9 1462,6 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323 П12 324 1000 1000 280,7 1793,3 1784,7 0,2 0,1 0,6 0,5 0,7 0,6 82355,1 35290,7 149,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 419/1-3 СГ4 419/1-4 250 250 30,6 179,9 179,9 0,3 0,2 8,3 7,8 1,1 1,0 3598,2 1542,0 148,9 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 323/7 СГ4 323/6 300 300 83,6 175,0 174,8 0,3 0,2 3,0 2,8 0,7 0,7 10863,9 4653,3 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 417 СГ3 310/13 300 300 68,1 124,4 124,3 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 8853,9 3799,5 149,3 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) П12 322/1А-3 П12 322/1А-4 300 300 233,7 80,1 79,9 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 30204,8 12931,7 148,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 322/4-21-1 П12 4-21-2 300 300 102,5 165,1 164,9 0,3 0,3 2,7 2,5 0,7 0,7 13285,8 5687,7 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/8 СГ4 325/9 300 300 51,5 150,1 150,0 0,1 0,1 2,2 2,1 0,6 0,6 6644,1 2847,1 148,1 68,7
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) СГ4 325/7 СГ4 325/8 300 300 165,0 60,2 60,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 21309,8 9130,1 148,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 2) С2 Т/У-1 С2 Т/У-2 1000 800 726,4 5353,8 2799,0 3,7 2,5 5,1 3,4 2,1 1,6 213660,0 91565,5 149,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14-4 С3 3П3-7-10 300 300 100,0 127,4 127,2 0,2 0,2 1,6 1,5 0,5 0,5 12926,1 5539,3 148,4 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/24 С3 313/24А 150 150 48,5 25,2 25,2 0,1 0,1 2,4 2,2 0,4 0,4 4066,2 1741,9 148,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 10-2-2 С34 СТВС79 250 250 36,1 172,8 172,8 0,3 0,3 7,6 7,2 1,1 1,0 4232,9 1814,0 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -8-6-2 С3 СЕВП-55 250 250 19,9 129,2 129,2 0,1 0,1 4,3 4,0 0,8 0,7 2331,0 998,9 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 СТВП-82н С34 -10-3-1н 200 200 20,3 153,3 153,2 0,4 0,4 19,4 18,2 1,5 1,4 2087,1 894,4 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  306 С3  307 1000 1000 301,0 6068,7 6019,6 2,6 2,3 8,5 7,7 2,6 2,4 81322,8 34851,4 149,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 НС-19 С3 П47 700 700 11,9 1775,1 1768,7 0,0 0,0 3,6 3,4 1,4 1,3 2684,3 1150,4 149,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 РДВЫХ НС19 просп.Маяковвського, 3 800 800 12,8 1775,2 1768,7 0,0 0,0 1,8 1,7 1,1 1,0 3193,9 1368,8 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-167а С34 /9-16-7а-1 150 150 85,6 36,6 36,6 0,4 0,4 5,0 4,7 0,6 0,6 7238,1 3103,1 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/916102 С34 313/916103 400 400 347,3 153,4 153,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 52202,0 22338,3 149,0 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-9 С3 313/8-10 300 300 92,0 69,3 69,2 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 11962,2 5121,5 149,1 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8 С3 313/9 800 800 146,1 3727,6 3714,8 1,2 1,1 7,9 7,4 2,2 2,1 36713,4 15732,5 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СН-19 С3 РДВЫХ 800 800 4,0 1775,2 1768,7 0,0 0,0 1,8 1,7 1,1 1,0 1000,4 428,8 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-9 С3 3П3-7-10 400 400 76,8 95,7 95,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 11498,6 4925,1 148,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3)
НС19 просп.Маяковвського, 

3 НС19 800 800 2,5 1775,2 1768,7 0,0 0,0 1,8 1,7 1,1 1,0 632,8 271,2 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 НС-19ВХ С3 НС-19 800 800 16,5 1775,2 1768,7 0,0 0,0 1,8 1,7 1,1 1,0 4129,2 1769,7 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-3А С3 313/9-4-3Б 400 400 6,1 218,2 218,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 918,0 393,4 149,6 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8 С3 313/9-8-1 400 400 75,8 264,3 264,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 11422,8 4900,4 149,6 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-1 С3 313/14-1-1 200 200 38,0 95,5 95,5 0,3 0,3 7,5 7,1 0,9 0,9 3936,7 1687,7 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/16 С3 313/17 500 500 122,5 217,6 216,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 21522,2 9215,6 149,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/23 С3 313/8-14 300 300 61,8 104,0 103,9 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,4 8001,9 3431,1 148,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-6 С3 3П3-3-7-7 250 250 141,1 153,8 153,8 0,9 0,8 6,1 5,7 0,9 0,9 16452,2 7050,3 147,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 303 С3 304 1000 1000 273,7 6070,2 6018,0 2,3 2,1 8,5 7,7 2,6 2,4 73967,9 31699,5 150,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-4-9 С3  313/9-810 400 400 90,0 40,6 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13471,6 5768,4 148,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЕВП-58 С3 -8-3-1 200 200 92,5 96,9 96,9 0,7 0,7 7,8 7,3 0,9 0,9 9540,6 4086,0 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-1 С3 3П3-3-1а 700 700 17,4 358,6 356,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 3921,7 1680,7 149,1 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П47 С3 3П3-3-1 700 700 19,3 358,6 356,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 4337,2 1857,2 149,1 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-7б С3 313/4А-8 300 300 73,5 98,0 98,0 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,4 9521,0 4079,4 148,4 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 врізка А С3 -8-6-5 125 125 49,0 30,9 30,9 0,5 0,4 9,3 8,8 0,8 0,7 3968,8 1700,3 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-5 С3 3П3-3-6 700 700 214,0 348,4 347,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 48104,4 20608,5 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 врізка С3 ЦТП-98 200 200 199,7 68,3 68,2 0,8 0,7 3,9 3,6 0,7 0,6 20700,2 8863,5 149,5 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 324в С3 325 1000 1000 88,3 1778,9 1764,8 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 23775,9 10189,3 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-1 С3 -7-1-18 200 200 92,7 53,1 53,1 0,2 0,2 2,3 2,2 0,5 0,5 9572,5 4105,5 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-3 С3 3П3-3-7-4 300 300 27,9 166,8 166,6 0,1 0,1 2,7 2,6 0,7 0,7 3604,8 1544,8 148,2 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1651 С3  -16-5-2 300 300 89,8 179,9 179,8 0,3 0,3 3,2 3,0 0,8 0,7 11691,3 5009,8 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-13 С3  313/9-14 700 700 65,3 943,8 940,5 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 14747,9 6320,3 149,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-12 С3 3П3-8-12-1 200 200 53,4 15,2 15,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 5465,1 2337,6 147,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-7а С3 313/9-4-6А 400 400 66,1 129,2 129,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 9955,0 4265,6 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-6 С3 ЦТП-27 200 200 93,5 86,0 86,0 0,6 0,5 6,1 5,7 0,8 0,8 9676,9 4146,0 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-2в-2-12 С3 -4-2в-2-13 150 150 110,7 36,8 36,8 0,6 0,5 5,1 4,8 0,6 0,6 9337,0 3998,8 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-4 С3 313/8-5 400 400 112,7 234,0 233,5 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 17011,5 7285,3 149,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  336 С3  337 1000 1000 10,6 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2191,7 939,3 105,0 50,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П68 С3  313/9-16а 700 700 31,8 336,4 335,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 7175,3 3076,2 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14 С3 313/15 500 500 159,3 571,7 570,2 0,4 0,3 2,2 2,1 0,9 0,8 28020,7 12000,6 149,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-9 С3 СЕВП-46 250 250 146,7 126,5 126,4 0,6 0,6 4,1 3,9 0,8 0,7 17062,7 7309,9 147,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-2 С3 СН-19 800 800 146,7 1775,4 1768,5 0,3 0,2 1,8 1,7 1,1 1,0 36685,1 15721,3 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/9 С4 443/8 400 400 40,1 261,5 261,1 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 6047,4 2591,6 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/26 С3 313/27 65 65 42,8 25,2 25,2 8,2 7,7 191,3 179,8 2,3 2,2 2589,9 1109,7 147,4 68,7
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-7 С3 -8-7-7 150 150 174,9 41,4 41,3 1,1 1,1 6,4 6,0 0,7 0,7 14670,2 6281,2 147,9 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -7-3-1 С3 -7-3-2 200 200 114,9 102,4 102,4 1,0 0,9 8,7 8,1 1,0 0,9 11875,4 5087,9 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -3-2 С3 СТВП-61 250 250 60,4 179,9 179,9 0,5 0,5 8,3 7,8 1,1 1,0 7101,0 3042,9 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-4-3 С3  313|9-4-4 400 400 54,2 236,5 235,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 8168,8 3500,6 149,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-71 С3 СЭВП-65 300 300 39,7 150,7 150,7 0,1 0,1 2,2 2,1 0,6 0,6 5157,4 2210,1 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-4 С3 3П3-5 800 800 63,6 1220,7 1216,4 0,1 0,1 0,9 0,8 0,7 0,7 15890,2 6809,8 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-6 С3  -8-6-1 250 250 141,0 155,8 155,8 0,9 0,8 6,2 5,8 1,0 0,9 16507,9 7077,5 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4 С3 313/9-4-1а 400 400 46,5 498,9 498,4 0,3 0,2 5,4 5,1 1,2 1,1 7009,1 3006,9 149,7 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8 С3 313/9-9 700 700 101,6 947,7 943,3 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 22966,1 9838,9 149,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/6 С4 443/5 400 400 87,6 261,4 261,2 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 13198,4 5655,7 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 318 С3 319 1000 1000 309,0 1782,0 1761,5 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,7 83259,6 35678,3 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-5 С3 ЦТП-28 200 200 142,5 84,9 84,9 0,9 0,8 6,0 5,6 0,8 0,8 14747,0 6318,0 149,3 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-14 С3  313/9-15 700 700 69,7 943,7 940,6 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 15741,2 6745,9 149,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 СТВС82 С34 СТВП-82н 150 150 10,5 153,3 153,2 0,9 0,9 87,8 82,5 2,6 2,5 888,3 380,7 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 330 С3 332 1000 1000 139,2 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38386,3 16451,3 140,0 64,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/916102 С34 -10-2-1 250 250 160,7 172,9 172,8 1,2 1,2 7,7 7,2 1,1 1,0 18871,5 8089,7 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/20 С3 313/21 400 400 137,2 129,3 129,0 0,1 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 20563,3 8809,1 148,9 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  /9-16-4 С3 313/9-16-5 700 700 74,8 606,8 605,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 16888,0 7237,2 149,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7 С3 3П3-8 700 700 188,8 769,9 766,9 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 42500,5 18197,1 149,1 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-810 С3  313|9-8-9 400 400 173,9 40,6 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 25996,7 11122,2 148,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/8-13 С3  313/8-12 300 300 79,5 103,0 102,9 0,1 0,1 1,0 1,0 0,4 0,4 10298,6 4412,5 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-2-1 С3 313/11-4-5 250 250 277,0 106,1 105,9 0,8 0,7 2,9 2,7 0,7 0,6 32517,0 13924,4 149,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-61 С3 СЭВС66 300 300 36,1 195,7 195,7 0,1 0,1 3,8 3,5 0,8 0,8 4713,2 2019,8 149,3 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-19-3 С3 313/9-19-4 400 400 53,0 139,6 139,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 7979,5 3419,3 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-2 С3 318 1000 1000 216,1 1782,4 1761,1 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,7 58230,8 24953,9 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-2 С3 3П3-3-7-3 300 300 57,8 166,8 166,6 0,2 0,1 2,7 2,6 0,7 0,7 7463,5 3198,3 148,2 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-10 С3 313/11-101 250 250 191,5 152,0 151,8 1,1 1,1 5,9 5,6 0,9 0,9 22512,1 9654,6 149,4 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-9 С3 313/15-8 250 250 179,4 72,9 72,8 0,2 0,2 1,4 1,3 0,4 0,4 21014,6 8995,7 148,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-3 С3 ЦТП-42 200 200 185,5 60,9 60,8 0,6 0,5 3,1 2,9 0,6 0,5 19094,8 8176,6 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1942 С3 СТВП-62 250 250 43,5 139,6 139,6 0,2 0,2 5,0 4,7 0,9 0,8 5104,5 2187,4 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-8 С3 313/1116-7 300 300 159,6 149,6 149,1 0,4 0,3 2,2 2,1 0,6 0,6 20598,4 8824,6 148,5 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-1-1 С3н /14-1-1н 200 200 1,0 95,5 95,5 0,0 0,0 7,5 7,1 0,9 0,9 104,8 44,9 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ІТП_Маяк68 КП "КК з осблуговування житлов 80 80 66,8 16,1 16,1 1,8 1,6 26,2 24,6 1,0 0,9 4402,4 1885,4 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-15 С3 313/11-16 300 300 63,4 111,3 111,2 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 8219,7 3522,0 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-7 С3 3П3-7-8 400 400 78,4 211,2 210,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 11760,6 5039,5 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 /9-16-7а-1 С34 1640303 150 150 60,4 36,6 36,6 0,3 0,3 5,0 4,7 0,6 0,6 5109,5 2189,0 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/17 С3  313/17-1 200 200 122,4 88,1 88,1 0,8 0,7 6,4 6,0 0,8 0,8 12642,6 5431,7 149,3 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-11 С3 313/11-12 300 300 126,9 111,4 111,1 0,2 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 16476,2 7058,4 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-11 С3 ЦТП-91 250 250 67,7 102,9 102,9 0,2 0,2 2,7 2,6 0,6 0,6 7915,5 3391,6 148,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-3 С3 313/15-4 250 250 91,9 170,9 170,8 0,7 0,6 7,5 7,0 1,1 1,0 10822,8 4637,6 149,4 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-2в-2-2а С3 -4-2в-2-2 250 250 75,6 65,2 65,1 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,4 8896,0 3811,2 149,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-12 С3 313/9-12-1 250 250 76,5 3,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9006,4 3760,5 149,5 66,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/10 С4 443/9 400 400 44,8 261,5 261,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 6745,6 2890,8 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-9 С3 313/1116-8 300 300 26,9 149,6 149,1 0,1 0,1 2,2 2,1 0,6 0,6 3472,2 1488,0 148,6 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-5 С3 313/8-6 400 400 66,8 233,9 233,6 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 10067,6 4314,2 149,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-9 С3 313/4А-10 300 300 19,4 98,0 98,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,4 2507,7 1074,6 148,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-12-1 С3 ЦТП-76 200 200 31,4 67,4 67,4 0,1 0,1 3,8 3,5 0,6 0,6 3219,7 1379,7 148,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  317 С3 3П-2 1000 1000 122,2 1782,6 1760,9 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 32932,2 14113,1 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  337 С3  338 1000 1000 43,3 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8856,8 3795,8 103,8 49,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-6 С3 3П3-7 800 800 111,2 1220,5 1216,6 0,1 0,1 0,9 0,8 0,7 0,7 27807,6 11916,8 149,1 68,8
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 301 С3 302 1000 1000 333,2 6071,2 6017,0 2,8 2,6 8,5 7,7 2,6 2,4 90049,8 38591,2 150,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-3Б С3  -4-3Б-1 300 300 75,1 218,1 218,0 0,4 0,3 4,7 4,4 0,9 0,9 9799,9 4199,4 149,6 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-2-1 С3 1630577 80 80 21,0 12,2 12,2 0,3 0,3 15,1 14,2 0,7 0,7 1391,0 595,9 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ШО-313/4А С3 313/4А-2 300 300 120,3 98,1 97,8 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,4 15620,5 6691,6 149,4 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-3 С3 3П3-1 800 800 118,9 1775,9 1768,0 0,2 0,2 1,8 1,7 1,1 1,0 29731,6 12741,6 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/16 С3 313/16-1 200 200 177,9 68,8 68,8 0,7 0,7 3,9 3,7 0,7 0,6 18386,6 7889,8 149,4 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/111031 С3 ЦТП-43 200 200 20,4 75,1 75,1 0,1 0,1 4,7 4,4 0,7 0,7 2099,1 899,5 148,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-12 С3 3П3-7-13 400 400 63,0 57,8 57,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 9420,3 4024,6 148,2 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-41 С3 СЭВС79 300 300 22,3 153,9 153,9 0,1 0,0 2,3 2,2 0,7 0,6 2914,9 1249,2 149,4 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-12 С3  313/9-13 700 700 66,3 943,9 940,4 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 14968,9 6415,4 149,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-14-3 С3 3П3-14-4 300 300 113,9 127,4 127,2 0,2 0,2 1,6 1,5 0,5 0,5 14725,0 6308,7 148,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-1 С3  313/11-2 500 500 19,3 818,9 816,7 0,1 0,1 4,5 4,2 1,3 1,2 3390,7 1453,2 149,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/5 С4 443/4 400 400 84,0 261,4 261,2 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 12656,0 5423,3 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-1610 С34 313/916101 400 400 27,7 326,3 325,8 0,1 0,1 2,3 2,2 0,8 0,7 4157,4 1781,7 149,0 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-1 С3 3П3-2 800 800 313,4 1775,7 1768,1 0,6 0,5 1,8 1,7 1,1 1,0 78404,5 33597,9 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-8 С3  313/11-9 400 400 142,6 263,4 262,9 0,2 0,2 1,5 1,4 0,6 0,6 21479,4 9198,5 149,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/12 С3  313/13 600 600 136,4 744,2 742,2 0,2 0,2 1,4 1,3 0,8 0,7 27598,1 11826,6 149,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/3 С3 313/4 800 800 31,3 4280,3 4265,0 0,3 0,3 10,5 9,7 2,6 2,4 7858,8 3368,0 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-4 С3 313/9-8-41 300 300 85,2 153,9 153,9 0,2 0,2 2,3 2,2 0,7 0,6 11103,8 4762,1 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  316-а С3  317 1000 1000 155,3 1782,8 1760,6 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 41845,6 17932,7 149,6 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/16-1 С3 ЦТП-87 200 200 57,7 68,8 68,8 0,2 0,2 3,9 3,7 0,7 0,6 5966,5 2556,5 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-5 С3  3П3-6 800 800 68,5 1220,6 1216,5 0,1 0,1 0,9 0,8 0,7 0,7 17117,3 7335,7 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-7 С3  313|9-4-8 400 400 61,8 40,6 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9267,5 3969,4 149,1 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 316б С3  316-а 1000 1000 17,4 1782,9 1760,6 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 4683,4 2007,2 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1а С3 313/1б 800 800 55,3 4280,5 4264,7 0,6 0,5 10,5 9,7 2,6 2,4 13901,6 5957,8 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-2 С3 ЦТП-40 200 200 83,3 60,7 60,7 0,3 0,2 3,1 2,9 0,6 0,5 8620,2 3698,2 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/111023 С3 ЦТП-38 200 200 85,2 66,8 66,8 0,3 0,3 3,7 3,5 0,6 0,6 8787,2 3764,6 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 341 С3  342 1000 1000 169,1 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27566,8 11814,3 82,7 40,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 /9-4-2в-2 С3 СЭВП-59 300 300 25,4 219,4 219,3 0,1 0,1 4,7 4,4 0,9 0,9 3309,4 1418,3 149,5 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-3 С3 313/8-4 400 400 193,1 311,7 311,2 0,4 0,4 2,1 2,0 0,8 0,7 29144,4 12484,1 149,7 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/7 С3 313/8 800 800 240,7 4181,8 4167,5 2,4 2,2 10,0 9,3 2,5 2,4 60485,4 25921,3 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 324б С3 324в 1000 1000 53,7 1779,0 1764,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 14459,2 6196,6 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 316в С3 316б 1000 1000 29,8 1782,9 1760,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 8022,2 3438,0 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  316 С3 316в 1000 1000 89,3 1783,1 1760,4 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 24064,7 10313,1 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4 С3 313/9-5 700 700 99,4 1212,2 1207,0 0,2 0,2 1,7 1,6 1,0 0,9 22477,6 9626,5 149,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14 С3 3П3-15 600 600 63,3 149,7 149,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 12706,8 5436,5 148,7 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-5 С3 313/4А-6 300 300 139,6 98,1 97,9 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,4 18118,3 7761,2 149,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/23 С3 313/23А 300 300 22,1 25,2 25,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2863,2 1223,1 148,6 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -16-5-2 С3 313/9-1653 300 300 102,3 179,9 179,8 0,3 0,3 3,2 3,0 0,8 0,7 13320,6 5707,7 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-12 С3 313/11-12А 300 300 135,9 111,3 111,2 0,2 0,2 1,2 1,1 0,5 0,4 17640,5 7557,0 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-4 С3 3П3-3-7-5 300 300 153,2 166,8 166,6 0,4 0,4 2,7 2,6 0,7 0,7 19774,8 8472,2 148,1 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-2 С3 313/11-4-3 250 250 187,7 29,9 29,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 22100,9 9416,8 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) НС19 С3 НС-19ВХ 800 800 5,6 1775,2 1768,7 0,0 0,0 1,8 1,7 1,1 1,0 1410,6 604,5 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЕВП-55 С3 врізка А 150 150 71,1 30,9 30,9 0,3 0,2 3,6 3,4 0,5 0,5 5987,4 2564,3 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  305 С3  306 1000 1000 299,8 6069,2 6019,1 2,6 2,3 8,5 7,7 2,6 2,4 81001,4 34713,7 149,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4 С3 313/9-4-1 400 400 62,0 379,1 378,2 0,2 0,2 3,1 2,9 0,9 0,9 9348,0 4008,9 149,7 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319 С3 319а 1000 1000 85,5 1781,6 1762,0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 23040,1 9874,0 149,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-1а С3 3П3-3-2 700 700 125,7 358,6 356,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 28288,2 12121,0 149,1 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/10 С3 ЦТП-97 200 200 154,5 73,3 73,3 0,7 0,6 4,5 4,2 0,7 0,7 16002,6 6871,9 149,7 69,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-3 С3 327 1000 1000 15,5 2,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4542,8 1946,9 149,2 68,8

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1912



1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВП-59 С3 -4-2в-2-2а 250 250 24,9 65,2 65,1 0,0 0,0 1,1 1,0 0,4 0,4 2931,9 1253,7 149,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/2 С4 443/1 400 400 62,4 261,3 261,3 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 9386,3 4022,3 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319а С3 319б 1000 1000 56,2 1781,4 1762,1 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 15127,9 6483,2 149,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 УТ2 С3 301 1000 1000 21,3 6071,2 6016,9 0,2 0,2 8,5 7,7 2,6 2,4 5758,9 2468,1 150,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-12 С3 3П3-7-12-1 200 200 118,7 67,4 67,4 0,4 0,4 3,8 3,5 0,6 0,6 12187,8 5224,6 148,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-13 С3 3П3-7-14 400 400 126,9 57,8 57,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 18920,1 8101,4 148,1 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2В С3 313/9-4-3А 400 400 37,8 218,2 218,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 5699,7 2442,6 149,6 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-3 С3  3П3-7-4 400 400 55,1 211,3 210,7 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 8284,0 3545,6 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П47 С3 3П3-4 800 800 18,1 1220,7 1216,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,7 0,7 4519,3 1936,4 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-6 С3 313/9-4-7 400 400 70,4 40,7 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10609,7 4520,4 149,4 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-2в-1 С3 /9-4-2в-2 300 300 93,8 219,4 219,3 0,4 0,4 4,7 4,4 0,9 0,9 12243,0 5246,2 149,6 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  /9-16-2 С3  /9-16-3 700 700 70,4 607,0 605,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 15898,1 6813,0 149,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/12 С4 443/11 400 400 51,3 261,5 261,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 7738,5 3316,2 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-2 С3 -4-3Б-2-9 200 200 70,7 51,2 51,2 0,2 0,1 2,2 2,0 0,5 0,5 7319,8 3137,6 149,4 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-7 С3 313/1116-6 300 300 93,8 149,6 149,1 0,2 0,2 2,2 2,1 0,6 0,6 12095,9 5182,8 148,4 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-12-2 С3 ЦТП-78 200 200 23,2 97,8 97,8 0,2 0,2 7,9 7,4 0,9 0,9 2379,8 1019,9 148,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -8-6-1 С3  -8-6-2 250 250 79,2 129,2 129,2 0,3 0,3 4,3 4,0 0,8 0,7 9280,2 3975,4 148,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-3 С3 -4-3Б-2-4 150 150 80,5 48,8 48,8 0,7 0,7 8,9 8,4 0,8 0,8 6808,7 2916,9 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-1 С3 313/8-2 350 350 15,7 453,8 453,1 0,1 0,1 9,0 8,4 1,4 1,3 2264,2 970,3 149,7 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВП-60 С3 -4-3б-2-1 200 200 27,3 100,0 100,0 0,2 0,2 8,3 7,8 1,0 0,9 2825,2 1209,4 149,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319в С3 319г 1000 1000 40,4 1781,2 1762,4 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 10868,5 4657,8 149,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319б С3 319в 1000 1000 89,2 1781,3 1762,2 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 24022,0 10294,8 149,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-8-2 С3  313|9-8-3 400 400 122,6 264,2 264,0 0,2 0,2 1,5 1,4 0,6 0,6 18504,8 7929,1 149,6 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 335 С3  336 1000 1000 92,6 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21010,6 9004,5 115,2 54,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-80 С3 до ТК_1 200 200 12,7 102,4 102,4 0,1 0,1 8,7 8,1 1,0 0,9 1314,7 563,3 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-4 С3 313/11-4-3 250 250 89,0 31,0 30,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10417,2 4464,5 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 ЦТП-43 С3 -10-3-1-1 100 100 12,6 17,0 17,0 0,1 0,1 9,1 8,5 0,7 0,6 929,9 397,5 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-2 С3 313/4А-3 300 300 75,2 98,1 97,8 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,4 9764,5 4183,7 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-7а С3 313/4А-7б 300 300 25,6 98,0 98,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,4 3313,4 1419,9 148,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-2 С3 313/8-2а 400 400 14,0 373,4 372,7 0,0 0,0 3,0 2,8 0,9 0,8 2107,8 903,3 149,7 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П47 С3н СЭВС28 250 250 204,7 195,8 195,7 2,0 1,9 9,8 9,2 1,2 1,1 24016,9 10319,8 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/3 С4 443/2 400 400 29,5 261,3 261,3 0,0 0,0 1,5 1,4 0,6 0,6 4447,2 1905,9 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-2 С3 3П3-3-3 700 700 192,8 348,8 347,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 43360,3 18575,8 149,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 326 С3 3П-3 1000 1000 104,9 1778,7 1765,1 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 28231,9 12098,9 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11 С3  313/12 600 600 203,8 744,3 742,1 0,3 0,3 1,4 1,3 0,8 0,7 41260,3 17677,0 149,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-6 С3 СЭВС27 250 250 75,0 181,3 181,3 0,6 0,6 8,4 7,9 1,1 1,0 8782,3 3770,1 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 319г С3 320 1000 1000 43,1 1781,1 1762,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 11606,3 4974,1 149,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 320 С3 320а 1000 1000 115,4 1781,1 1762,5 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 31074,5 13317,0 149,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-16а С3  313/9-17 700 700 71,8 336,4 335,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 16221,7 6951,3 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 КРП_17А С3 -8-6-17А 125 125 168,9 48,5 48,5 3,9 3,6 22,9 21,5 1,2 1,1 13695,7 5865,1 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1651 С3 КРП_М_70 150 150 37,2 32,1 32,1 0,1 0,1 3,9 3,6 0,5 0,5 3148,5 1349,0 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-16-9 С34 313/9-1610 500 500 75,6 326,4 325,8 0,1 0,1 0,7 0,7 0,5 0,5 13260,0 5682,2 149,1 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-16-1 С3  /9-16-2 700 700 89,5 607,1 605,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 20198,4 8655,7 149,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -10-3-1-1 С3 /11-10-3 100 100 115,0 17,0 17,0 1,0 1,0 9,1 8,5 0,7 0,6 8435,3 3610,3 148,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-6 С3 1630115 125 125 116,9 12,9 12,9 0,2 0,2 1,6 1,5 0,3 0,3 9438,6 4027,5 147,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-5 С3 313/11-103 250 250 72,1 75,1 75,1 0,1 0,1 1,4 1,4 0,5 0,4 8458,9 3625,8 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-8-1 С3 ЦТП-82 250 250 42,5 115,4 115,4 0,1 0,1 3,4 3,2 0,7 0,7 4985,1 2136,2 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2В С3  -4-2в-1 300 300 49,2 219,4 219,3 0,2 0,2 4,7 4,4 0,9 0,9 6420,9 2751,5 149,6 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-6 С3 313/4А-6А 300 300 91,3 98,1 97,9 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,4 11833,8 5070,0 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-8 С3 ЦТП-25 200 200 36,9 72,9 72,9 0,2 0,2 4,4 4,1 0,7 0,7 3792,3 1625,1 148,3 69,2
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-4 С3 313/1116-3 300 300 27,9 141,9 141,4 0,1 0,1 2,0 1,9 0,6 0,6 3592,4 1539,5 148,2 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 9-4-2в-2-9 С3 -4-2в-2-11 200 200 66,9 36,8 36,8 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 6910,0 2956,4 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-7 С3 313/4А-7а 300 300 140,5 98,0 97,9 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,4 18213,5 7801,9 148,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-2в-2-11 С3 -4-2в-2-12 150 150 90,2 36,8 36,8 0,5 0,4 5,1 4,8 0,6 0,6 7613,2 3261,0 148,9 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-14 С3 313/11-15 300 300 52,0 111,3 111,2 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 6743,4 2889,6 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 до ТК_1 С3 -7-3-1 200 200 11,5 102,4 102,4 0,1 0,1 8,7 8,1 1,0 0,9 1187,2 508,8 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/23А С3 313/24 150 150 46,6 25,2 25,2 0,1 0,1 2,4 2,2 0,4 0,4 3909,3 1674,7 148,5 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-4-4 С3 313/9-4-5 400 400 83,7 236,5 235,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 12620,9 5408,2 149,6 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-19-2 С3 СТВС63 250 250 108,9 146,2 146,1 0,6 0,6 5,5 5,1 0,9 0,8 12804,9 5488,6 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-2 С3 -4-3Б-2-3 150 150 90,5 48,8 48,8 0,8 0,8 8,9 8,4 0,8 0,8 7668,7 3283,3 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-5 С3 313/1116-4 300 300 15,8 141,9 141,4 0,0 0,0 2,0 1,9 0,6 0,6 2043,0 875,4 148,3 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 320а С3 320б 1000 1000 28,2 1780,9 1762,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 7592,5 3253,9 149,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 320б С3 321 1000 1000 209,8 1780,8 1762,8 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,7 56513,6 24218,1 149,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЕВП-55 С3 КРП_17А 150 150 3,1 48,5 48,5 0,0 0,0 8,8 8,3 0,8 0,8 264,5 113,4 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-6 С3 3П3-8-7 400 400 222,4 41,4 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 33339,1 14221,3 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2Б С3 313/9-4-2В 400 400 57,0 437,6 437,2 0,2 0,2 4,2 3,9 1,1 1,0 8600,5 3685,7 149,6 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-7 С3 313/9-8-71 300 300 77,0 150,7 150,7 0,2 0,2 2,2 2,1 0,6 0,6 9996,0 4283,3 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-2 С3 313/11-3 500 500 161,3 818,9 816,8 0,7 0,7 4,5 4,2 1,3 1,2 28396,5 12168,8 149,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-5 С3 313/11-4-4 250 250 84,5 31,0 30,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 9917,0 4241,7 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 321 С3 322 1000 1000 301,2 1780,5 1763,1 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,7 81110,1 34757,3 149,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-19 С3  \9-19-1 400 400 163,1 285,9 285,6 0,3 0,3 1,8 1,7 0,7 0,6 24566,0 10523,7 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  312 С3 3П-113 1000 1000 283,0 6065,8 6022,7 2,4 2,2 8,5 7,7 2,6 2,4 76443,1 32760,2 149,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-3 С3 313/1116-2 250 250 250,5 141,9 141,4 1,3 1,2 5,2 4,8 0,9 0,8 29192,3 12504,0 148,2 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-12 С3 3П3-7-12-2 200 200 116,4 97,8 97,7 0,9 0,9 7,9 7,4 0,9 0,9 11947,6 5124,3 148,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-6а С3 313/9-4-6 400 400 76,3 236,4 235,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 11506,8 4930,8 149,4 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-4 С3  3П3-7-5 400 400 79,8 211,3 210,7 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 11979,3 5133,2 149,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-12-1 С3 313/9-12-2 250 250 70,5 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8077,4 3438,9 146,8 67,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-2а С3 313/8-3 400 400 81,5 373,4 372,7 0,2 0,2 3,0 2,8 0,9 0,8 12298,9 5270,5 149,7 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-1 С3 313/11-411 200 200 69,3 73,7 73,7 0,3 0,3 4,5 4,2 0,7 0,7 7183,2 3081,0 149,6 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/21 С3 313/22 400 400 111,5 129,2 129,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 16703,7 7156,2 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЕВП-55 С3 -8-6-14 150 150 154,5 49,8 49,8 1,4 1,3 9,3 8,7 0,9 0,8 13019,4 5576,4 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 /11-10-3 С3 1630311 100 100 40,3 17,0 17,0 0,4 0,3 9,1 8,5 0,7 0,6 2955,5 1266,1 148,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 врізка С3 313/8-2-1 80 80 6,8 12,2 12,2 0,1 0,1 15,1 14,2 0,7 0,7 446,3 191,3 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-8-8 С3 313/9-8-7 400 400 73,3 40,5 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10935,5 4718,4 147,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-11 С3  3П3-12 600 600 126,6 336,4 334,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 25437,4 10899,5 148,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-2в-2-2 С3 9-4-2в-2-8 200 200 63,7 65,2 65,1 0,2 0,2 3,5 3,3 0,6 0,6 6588,3 2822,8 149,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14-2 С3 3П3-14-2-1 200 200 88,9 59,0 59,0 0,3 0,2 2,9 2,7 0,6 0,5 9139,3 3921,8 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-10 С3  3П3-7-11 400 400 92,2 223,0 222,7 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 13789,4 5908,8 148,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -3-1 С3  -3-2 250 250 99,1 179,9 179,9 0,8 0,8 8,3 7,8 1,1 1,0 11656,6 4994,8 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-6 С3 313/1116-5 300 300 59,6 149,6 149,1 0,1 0,1 2,2 2,1 0,6 0,6 7688,1 3294,4 148,3 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  /9-4-9а С3  -4-8а 400 400 115,5 129,3 129,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 17425,8 7465,5 149,5 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 334 С3 335 1000 1000 38,6 2,1 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9072,5 3888,2 119,4 56,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14-2-1 С3 ЦТП-75 300 300 24,5 59,0 59,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 3175,3 1360,7 148,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-9 С3 313/11-10 400 400 80,0 263,4 262,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 12046,8 5162,3 149,4 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 304 С3  305 1000 1000 325,3 6069,7 6018,5 2,8 2,5 8,5 7,7 2,6 2,4 87886,9 37664,4 149,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  311 С3  312 1000 1000 366,5 6066,4 6022,1 3,1 2,8 8,5 7,7 2,6 2,4 99001,1 42427,2 149,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/8 С4 443/7 400 400 191,0 261,5 261,1 0,3 0,3 1,5 1,4 0,6 0,6 28787,2 12333,8 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-16-5 С3 313/9-1651 300 300 54,6 225,8 225,7 0,3 0,3 5,0 4,7 1,0 0,9 7099,0 3044,6 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  307 С3  308 1000 1000 304,2 6068,2 6020,1 2,6 2,3 8,5 7,7 2,6 2,4 82187,2 35221,8 149,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-6 С3 313/8-7 400 400 228,3 233,9 233,6 0,3 0,3 1,2 1,1 0,6 0,5 34423,6 14747,2 149,4 69,4
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-3 С3 313/11-4 500 500 117,1 818,8 816,8 0,5 0,5 4,5 4,2 1,3 1,2 20606,2 8830,6 149,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 302 С3 303 1000 1000 264,3 6070,6 6017,5 2,3 2,0 8,5 7,7 2,6 2,4 71432,7 30613,1 150,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/7 С4 443/6 400 400 117,5 261,4 261,1 0,2 0,2 1,5 1,4 0,6 0,6 17700,5 7584,6 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-5 С3 3П3-3-7-6 300 300 201,0 166,7 166,6 0,5 0,5 2,7 2,6 0,7 0,7 25944,1 11114,2 148,0 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8 С3 3П3-9 700 700 54,5 336,5 334,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 12249,9 5241,0 149,0 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-6 С3 313/9-4-61 300 300 81,2 195,7 195,7 0,3 0,3 3,8 3,5 0,8 0,8 10576,1 4536,8 149,4 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3н /14-1-1н С3 313/14-1-2 200 200 84,1 95,5 95,5 0,6 0,6 7,5 7,1 0,9 0,9 8717,2 3735,0 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14 С3  3П3-14-1 300 300 54,2 186,4 186,1 0,2 0,2 3,4 3,2 0,8 0,7 7013,0 3008,9 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-3 С3 313/4А-4 300 300 51,5 98,1 97,9 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,4 6678,4 2861,6 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  310 С3  311 1000 1000 225,1 6066,8 6021,7 1,9 1,7 8,5 7,7 2,6 2,4 60822,7 26066,2 149,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-2 С3 313/15-2-1 250 250 168,6 106,1 105,9 0,5 0,5 2,9 2,7 0,7 0,6 19842,8 8484,7 149,5 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-6А С3  /9-4-9а 400 400 71,9 129,3 129,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 10834,9 4646,5 149,6 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 322 С3 323 1000 1000 299,0 1780,0 1763,6 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,7 80507,9 34499,2 149,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1941 С3 313/9-1942 250 250 78,7 139,6 139,5 0,4 0,4 5,0 4,7 0,9 0,8 9246,3 3962,0 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2А С3 313/9-4-2Б 400 400 96,3 437,7 437,2 0,4 0,4 4,2 3,9 1,1 1,0 14535,8 6229,1 149,7 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 328 С3 329 1000 1000 34,0 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9753,4 4180,0 145,6 67,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 333 С3 334 1000 1000 18,4 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4404,9 1887,8 121,4 57,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  309 С3  310 1000 1000 299,6 6067,3 6021,2 2,6 2,3 8,5 7,7 2,6 2,4 80927,8 34682,1 149,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/24А С3 313/24Б 150 150 92,6 25,2 25,2 0,2 0,2 2,4 2,2 0,4 0,4 7760,9 3323,3 148,2 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-15 С3 313/1116-9 300 300 66,9 149,7 149,1 0,1 0,1 2,2 2,1 0,6 0,6 8638,0 3701,4 148,6 68,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-2 С3 313/15-3 250 250 152,9 171,0 170,8 1,1 1,1 7,5 7,0 1,1 1,0 17993,1 7717,7 149,5 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-14-1 С3 3П3-14-2 300 300 83,7 186,4 186,1 0,3 0,3 3,4 3,2 0,8 0,7 10833,3 4642,1 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-8 С3 3П3-7-8-1 250 250 69,8 115,5 115,4 0,2 0,2 3,4 3,2 0,7 0,7 8173,9 3507,7 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-5 С3 313/9-8-6 400 400 17,6 110,3 110,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 2653,1 1137,0 149,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3б-2-1 С3 -4-3Б-2-2 200 200 63,3 100,0 100,0 0,5 0,5 8,3 7,8 1,0 0,9 6557,1 2809,7 149,4 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-11 С3 3П3-7-12 400 400 81,3 223,0 222,7 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 12157,0 5209,4 148,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-5 С3 3П3-7-6 400 400 71,0 211,2 210,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 10650,7 4564,0 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2 С3  313|9-4-3 400 400 62,2 236,5 235,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 9383,5 4018,2 149,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1653 С3  -3-1 250 250 38,9 179,9 179,9 0,3 0,3 8,3 7,8 1,1 1,0 4571,2 1959,0 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/8-12 С3 313/8-11 300 300 73,6 102,9 102,9 0,1 0,1 1,0 1,0 0,4 0,4 9530,8 4083,6 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-3 С3 3П3-8-4 400 400 127,3 249,5 249,1 0,2 0,2 1,4 1,3 0,6 0,6 19113,3 8186,1 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-9 С3 ЦТП-89 200 200 84,0 79,0 79,0 0,4 0,4 5,2 4,9 0,8 0,7 8683,3 3722,1 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/11 С4 443/10 400 400 47,2 261,5 261,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 7116,9 3049,9 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-7 С3 ЦТП-12 250 250 33,1 153,8 153,8 0,2 0,2 6,1 5,7 0,9 0,9 3863,5 1655,7 147,8 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-13 С3 313/11-14 300 300 23,4 111,3 111,2 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 3030,7 1298,8 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-14 С3  313/8-13 300 300 59,4 103,0 102,9 0,1 0,1 1,0 1,0 0,4 0,4 7691,3 3295,6 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) 1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С0 Дрос ТМ-3 1000 1000 16,6 6072,2 6015,9 0,1 0,1 8,5 7,7 2,6 2,4 4497,1 1927,3 150,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-9 С3 3П3-10 600 600 85,3 336,5 334,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 17152,9 7350,2 149,0 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-113 С3 П-113/1в2в 800 800 100,5 4280,7 4264,5 1,1 1,0 10,5 9,7 2,6 2,4 25230,5 10821,8 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 КРП_М_70 С3 ІТП_Маяк68 80 80 13,8 16,1 16,1 0,4 0,3 26,2 24,6 1,0 0,9 912,3 390,7 149,1 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-3 С3 3П3-3-4 700 700 134,3 348,6 347,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 30189,4 12935,3 148,9 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 332 С3 333 1000 1000 28,0 2,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6869,3 2944,0 124,5 58,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С0 Дрос ТМ-3 С3 УТ6 1000 1000 305,0 6072,1 6015,9 2,6 2,3 8,5 7,7 2,6 2,4 82424,0 35323,3 150,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-1а С3 313/9-4-2А 400 400 49,2 437,7 437,2 0,2 0,2 4,2 3,9 1,1 1,0 7423,9 3180,8 149,7 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-5 С3 313/15-6 250 250 88,1 86,0 85,9 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,5 10366,3 4440,7 149,3 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-10 С3 313/11-11 300 300 137,6 111,4 111,1 0,2 0,2 1,2 1,1 0,5 0,4 17903,5 7658,4 149,4 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-2 С3 3П3-8-3 500 500 120,6 433,1 432,4 0,2 0,1 1,3 1,2 0,7 0,6 21143,8 9060,4 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 325 С3 326 1000 1000 89,8 1778,8 1764,9 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 24173,5 10359,7 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  342 С3  343 1000 1000 119,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15116,4 6478,4 64,4 32,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8 С3  3П3-8-1 500 500 70,1 433,2 432,4 0,1 0,1 1,3 1,2 0,7 0,6 12269,3 5264,5 149,0 69,0
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-4 С3 3П3-3-5 700 700 154,9 348,5 347,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 34824,6 14920,8 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-4 С3 313/15-5 250 250 73,2 170,9 170,9 0,5 0,5 7,5 7,0 1,1 1,0 8621,5 3694,4 149,3 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-8 С3 313/8-9 400 400 123,6 148,3 148,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,3 18611,7 7973,8 149,2 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-16 С3 313/15-9 250 250 131,9 111,3 111,2 0,4 0,4 3,2 3,0 0,7 0,6 15463,6 6624,8 148,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-8-3 С3 313/9-8-4 400 400 81,7 264,2 264,1 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 12322,1 5280,3 149,5 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-3 С3 ЦТП-96 200 200 104,9 61,6 61,6 0,3 0,3 3,1 3,0 0,6 0,6 10878,7 4666,1 149,7 69,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-6 С3 313/11-6А 400 400 79,2 654,4 652,8 0,7 0,7 9,3 8,7 1,6 1,5 11935,9 5115,1 149,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 -10-3-1н С34 -10-3-3н 200 200 68,6 153,3 153,2 1,3 1,3 19,4 18,2 1,5 1,4 7072,0 3030,5 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/4 С4 443/3 400 400 110,2 261,3 261,2 0,2 0,2 1,5 1,4 0,6 0,6 16588,9 7108,3 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-1 С3  313|9-8-2 400 400 21,2 264,2 264,0 0,0 0,0 1,5 1,4 0,6 0,6 3198,2 1370,6 149,6 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-12А С3 313/11-13 300 300 25,3 111,3 111,2 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 3284,0 1407,3 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-8-1 С3 3П3-8-2 500 500 71,2 433,2 432,4 0,1 0,1 1,3 1,2 0,7 0,6 12481,8 5348,9 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-101 С3 ЦТП-39 200 200 10,3 85,1 85,1 0,1 0,1 6,0 5,6 0,8 0,8 1064,5 456,8 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-2 С3 врізка 200 200 135,4 80,5 80,4 0,7 0,7 5,4 5,0 0,8 0,7 14040,6 6015,9 149,7 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 УТ6 С3 УТ2 1000 1000 276,4 6071,6 6016,4 2,4 2,1 8,5 7,7 2,6 2,4 74702,7 32014,4 150,0 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-4 С3 -4-3Б-2-6 125 125 125,8 48,8 48,8 2,9 2,7 23,2 21,8 1,2 1,1 10243,6 4387,6 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 323 С3 324 1000 1000 221,4 1779,5 1764,1 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,7 59599,5 25540,4 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-17 С3  313/9-18 700 700 144,2 336,4 335,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 32574,8 13957,0 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-1 С3  309 1000 1000 159,6 6067,5 6020,9 1,4 1,2 8,5 7,7 2,6 2,4 43111,0 18475,8 149,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 -10-2-1 С34 10-2-2 250 250 97,9 172,8 172,8 0,7 0,7 7,6 7,2 1,1 1,0 11496,2 4926,1 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8 С3 313/8-1 350 350 197,3 453,9 453,1 1,8 1,7 9,0 8,4 1,4 1,3 28488,4 12216,4 149,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П83 С3 313/9-8 700 700 55,6 1212,0 1207,2 0,1 0,1 1,7 1,6 1,0 0,9 12560,4 5382,9 149,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-6А С3 313/4А-7 300 300 103,3 98,1 97,9 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,4 13389,6 5736,3 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11 С3  313/11-1 500 500 69,1 819,0 816,7 0,3 0,3 4,5 4,2 1,3 1,2 12161,7 5212,8 149,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15 С3 313/16 500 500 222,1 286,5 285,6 0,1 0,1 0,6 0,5 0,4 0,4 39045,7 16719,8 149,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-1 С3 313/14-2 200 200 211,6 76,8 76,8 1,0 1,0 4,9 4,6 0,7 0,7 21935,6 9388,6 149,5 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-19-2 С3 313/9-19-3 400 400 78,6 139,6 139,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 11826,2 5065,2 149,1 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-5 С3 3П3-8-6 400 400 134,3 197,3 197,0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,5 0,4 20137,3 8627,9 148,8 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-101 С3 313/11-102 250 250 185,6 66,9 66,8 0,2 0,2 1,1 1,1 0,4 0,4 21832,0 9333,7 149,2 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-4 С3 313/9-8-5 400 400 54,9 110,3 110,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 8289,2 3547,3 149,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1116-2 С3 3П3-8-12 400 400 108,9 141,8 141,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 16238,6 6957,2 148,0 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-12-1 С3 1630165 125 125 82,1 15,2 15,2 0,2 0,2 2,2 2,1 0,4 0,4 6607,2 2828,3 147,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-3 С3 313/9-4 700 700 139,4 2090,2 2083,5 0,7 0,7 5,0 4,7 1,6 1,5 31536,0 13514,9 149,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-12 С3  3П3-13 600 600 103,6 336,3 335,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 20816,1 8919,7 148,8 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-14 С3  -7-14-1 200 200 176,8 57,7 57,7 0,5 0,5 2,8 2,6 0,6 0,5 18077,3 7740,9 147,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/111021 С3 313/111022 200 200 31,7 66,8 66,8 0,1 0,1 3,7 3,5 0,6 0,6 3274,9 1403,3 148,9 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 329 С3 330 1000 1000 16,3 2,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4543,5 1947,2 141,8 65,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-21 С3 СЭВС-67 300 300 36,0 142,5 142,5 0,1 0,1 2,0 1,9 0,6 0,6 4696,5 2012,6 149,5 69,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3н -4-2в-2-1 КП "КК з осблуговування житлов 80 80 48,7 21,5 21,5 2,3 2,1 46,8 43,9 1,3 1,2 3216,0 1378,0 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П-113/1в2в НС18 800 800 48,7 4280,6 4264,6 0,5 0,5 10,5 9,7 2,6 2,4 12246,0 5248,3 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-14-2 С3 ЦТП-77 200 200 47,0 57,7 57,7 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,5 4797,5 2055,6 147,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 324а С3 324б 1000 1000 45,5 1779,1 1764,6 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 12254,6 5251,9 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 327 С3 328 1000 1000 17,2 2,6 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4990,0 2138,6 147,5 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) НС18  вул. Сабурова,1 НС18 800 800 2,4 4280,5 4264,7 0,0 0,0 10,5 9,7 2,6 2,4 590,4 253,0 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-5 С3  313/11-6 400 400 132,4 654,4 652,7 1,2 1,2 9,3 8,7 1,6 1,5 19955,6 8551,7 149,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-9 С3  313|9-10 700 700 240,4 947,6 943,4 0,2 0,2 1,0 1,0 0,7 0,7 54306,1 23270,5 149,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-3Б-1 С3  -4-3Б-2 300 300 96,9 218,1 218,0 0,5 0,4 4,7 4,4 0,9 0,9 12646,6 5419,1 149,5 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-6А С3 СЭВП-61 250 250 71,4 129,2 129,1 0,3 0,3 4,3 4,0 0,8 0,7 8407,9 3602,7 149,1 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/2 С3 313/3 800 800 23,6 4280,3 4264,9 0,2 0,2 10,5 9,7 2,6 2,4 5931,8 2542,2 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 П68 С3 313/9-16-1 700 700 80,8 607,2 605,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 18248,7 7818,5 149,4 69,1
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-9 С3 ЦТП-23 150 150 32,2 38,4 38,4 0,2 0,2 5,5 5,2 0,7 0,6 2716,5 1164,9 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  343 С3  344 1000 1000 259,1 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26373,4 11302,9 51,6 27,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  340 С3 341 1000 1000 47,9 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8297,0 3555,9 87,9 42,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  315 С3  316 1000 1000 298,2 1783,5 1759,9 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,7 80377,2 34443,3 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-1 С3  313|9-2 700 700 140,6 2090,6 2083,1 0,7 0,7 5,0 4,7 1,6 1,5 31802,4 13629,1 149,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14 С3 313/14-1 300 300 87,0 172,3 172,2 0,3 0,2 2,9 2,7 0,7 0,7 11334,4 4865,8 149,6 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-14-2 С3  3П3-14-3 300 300 71,7 127,4 127,2 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 9274,4 3970,9 148,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-3 С3 ЦТП-95 200 200 11,7 76,8 76,8 0,1 0,1 4,9 4,6 0,7 0,7 1209,1 518,2 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-13 С3 3П3-14 600 600 105,5 336,2 335,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 21206,4 9086,9 148,8 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-7 С3 313/8-8 400 400 117,6 148,3 148,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,3 17721,2 7587,4 149,3 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7-1 С3 3П3-3-7-2 300 300 186,0 166,8 166,6 0,5 0,5 2,7 2,6 0,7 0,7 24030,8 10294,9 148,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-1-2 С3 ЦТП-94 200 200 16,7 95,5 95,5 0,1 0,1 7,5 7,1 0,9 0,9 1729,5 741,2 149,4 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А С3 313/7 800 800 171,7 4182,0 4167,3 1,7 1,6 10,0 9,3 2,5 2,4 43124,6 18482,9 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  339 С3  340 1000 1000 57,4 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10646,2 4562,7 94,1 45,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-16 С3 П68 700 700 13,9 943,6 940,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,7 0,7 3130,3 1341,6 149,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/17 С3  313/18 500 500 134,9 129,4 128,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 23668,8 10118,9 149,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  338 С3  339 1000 1000 45,8 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8945,0 3833,6 99,1 47,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 324 С3 324а 1000 1000 53,2 1779,2 1764,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 14309,0 6132,3 149,3 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3н -4-2в-2-1 КП "КК з осблуговування житлов 80 80 61,1 17,9 17,9 2,0 1,9 32,6 30,6 1,1 1,0 4038,4 1729,4 149,5 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/24Б С3 313/25 150 150 46,1 25,2 25,2 0,1 0,1 2,4 2,2 0,4 0,4 3860,9 1654,0 147,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4-1 С3 313/11-4-2 250 250 87,4 90,6 90,6 0,2 0,2 2,1 2,0 0,6 0,5 10305,2 4411,4 149,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-4 С3 3П3-8-5 400 400 63,3 197,3 197,0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,5 0,4 9496,5 4066,8 148,9 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-3 С3 ЦТП-80 250 250 64,0 186,1 186,1 0,6 0,5 8,9 8,3 1,1 1,1 7509,0 3222,3 149,0 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-10 С3  3П3-11 600 600 96,1 336,4 334,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 19313,7 8276,0 149,0 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/916103 С34 СТВС82 250 250 21,4 153,3 153,2 0,1 0,1 6,0 5,7 0,9 0,9 2507,6 1074,6 148,6 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4 С3 313/11-4-1 250 250 100,3 164,3 164,2 0,7 0,7 6,9 6,5 1,0 0,9 11810,4 5066,3 149,7 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -8-3-1 С3 -8-3-1-8 200 200 108,1 96,9 96,9 0,8 0,8 7,8 7,3 0,9 0,9 11140,1 4772,8 148,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-8-6 С3 313/9-8-7 400 400 66,9 110,3 110,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 10082,8 4308,4 149,4 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  314-в С3  315 1000 1000 204,1 1783,9 1759,5 0,2 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 55004,3 23571,3 149,7 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-16-5 С34 313/9-16-6 500 500 54,9 380,9 379,9 0,1 0,1 1,0 0,9 0,6 0,5 9644,0 4130,9 149,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/11-8 С4 443/13 400 400 40,2 261,6 261,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 6058,8 2597,9 149,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А С3  Ш П 300 300 154,5 98,2 97,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 20145,9 8601,5 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -8-3-1 С3 СЕВП-58 250 250 102,5 183,5 183,4 0,9 0,8 8,6 8,1 1,1 1,1 12021,5 5151,1 148,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-4 С3 313/4А-5 300 300 7,7 98,1 97,9 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,4 993,9 426,0 149,1 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  314-б С3  314-в 1000 1000 48,0 1783,9 1759,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,8 0,7 12929,9 5541,3 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-3 С3  -8-3-1 250 250 356,4 183,5 183,4 3,1 2,9 8,6 8,1 1,1 1,1 41803,6 17915,6 148,9 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-6 С3 3П3-3-7 700 700 58,1 166,9 166,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13061,8 5585,9 148,6 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  314-а С3  314-б 1000 1000 72,8 1784,0 1759,3 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 19634,0 8414,3 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-4 С3 ЦТП-100 200 200 46,1 77,7 77,7 0,2 0,2 5,0 4,7 0,7 0,7 4777,6 2050,6 149,6 69,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-8а С3 313/4А-9 300 300 41,3 98,0 98,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,4 5343,7 2289,8 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-2 С3 1630254 65 65 72,9 9,7 9,7 2,1 1,9 28,4 26,7 0,9 0,8 4450,8 1908,7 149,0 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-8-12 С3  3П3-8-11 400 400 93,9 126,6 126,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 14000,5 5999,1 147,9 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/916101 С34 313/916102 400 400 130,0 326,3 325,8 0,3 0,3 2,3 2,2 0,8 0,7 19546,0 8375,5 149,0 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-8-9 С3  313|9-8-8 400 400 36,6 40,5 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5456,3 2337,6 147,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-168 КП "КК з осблуговування житлов 100 100 20,9 17,8 17,8 0,2 0,2 9,9 9,3 0,7 0,6 1539,3 660,8 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15 С3 313/15-1 400 400 63,7 285,1 284,7 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,6 9590,7 4111,9 149,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-411 С3 ЦТП-41 200 200 30,3 73,7 73,7 0,1 0,1 4,5 4,2 0,7 0,7 3139,1 1345,2 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-1 С3 313/9-4-2 400 400 84,1 379,0 378,2 0,3 0,2 3,1 2,9 0,9 0,9 12694,1 5439,9 149,7 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-10 С3 ЦТП-92 250 250 104,8 69,2 69,2 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,4 12307,8 5272,2 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4 С3 313/4А 800 800 82,5 4280,2 4265,0 0,9 0,8 10,5 9,7 2,6 2,4 20722,2 8880,8 149,8 69,2
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-8 С3 3П3-7-9 400 400 141,8 95,7 95,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 21270,4 9093,9 148,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9 С3  313|9-1 700 700 68,0 2090,7 2083,0 0,3 0,3 5,0 4,7 1,6 1,5 15387,7 6596,2 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/13 С3 313/14 600 600 136,1 744,1 742,3 0,2 0,2 1,4 1,3 0,8 0,7 27540,7 11802,0 149,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 -4-3Б-2-9 С3 -4-3Б-2-10 200 200 46,7 51,2 51,2 0,1 0,1 2,2 2,0 0,5 0,5 4829,3 2069,2 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-4-8 С3  313|9-4-9 400 400 109,2 40,6 40,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 16351,7 7000,3 148,9 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-8а С3  -4-7а 400 400 126,6 129,3 129,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 19082,6 8175,0 149,4 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-6 С3  3П3-7-7 400 400 95,9 211,2 210,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 14389,1 6165,6 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-11 С3 313/9-12 700 700 124,1 947,3 943,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 28040,5 12016,4 149,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  314 С3  314-а 1000 1000 113,5 1784,2 1759,1 0,1 0,1 0,8 0,7 0,8 0,7 30589,9 13109,3 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 9-4-2в-2-8 С3 9-4-2в-2-9 200 200 72,1 65,2 65,1 0,3 0,2 3,5 3,3 0,6 0,6 7448,5 3191,2 149,2 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  Ш П С3 ШО-313/4А 300 300 115,0 98,1 97,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 14946,1 6402,9 149,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-10 С3 313/9-11 700 700 42,0 947,4 943,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,7 0,7 9487,9 4066,1 149,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/10 С3 313/11 800 800 62,0 1563,3 1558,7 0,1 0,1 1,4 1,3 0,9 0,9 15562,3 6668,6 149,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/22 С3 313/23 400 400 9,8 129,2 129,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 1470,9 630,4 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-6А С3 313/11-7 400 400 61,7 525,0 523,8 0,4 0,3 6,0 5,6 1,3 1,2 9300,4 3984,9 149,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-5 С3 313/9-4-6а 400 400 118,7 236,4 235,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 17906,9 7672,8 149,5 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7-1 С3  3П3-7-2 400 400 67,4 397,4 396,7 0,2 0,2 3,4 3,2 1,0 0,9 10127,1 4339,2 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -4-3Б-2 С3 СЭВП-60 300 300 17,6 218,1 218,1 0,1 0,1 4,7 4,4 0,9 0,9 2291,8 982,2 149,5 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-168 С34 313/9-16-9 500 500 213,0 326,5 325,7 0,2 0,1 0,7 0,7 0,5 0,5 37394,2 16019,5 149,2 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/19 С3 313/20 400 400 151,8 129,3 128,9 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 22758,1 9748,9 149,1 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-18 С3 313/9-19 700 700 99,6 336,2 335,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 22484,8 9634,6 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-19-4 С3 313/9-1941 250 250 31,2 139,6 139,5 0,2 0,1 5,0 4,7 0,9 0,8 3664,2 1570,3 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-167а С34 313/9-168 500 500 59,4 344,2 343,4 0,0 0,0 0,8 0,7 0,5 0,5 10433,3 4470,6 149,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/9-15 С3 313/9-16 700 700 79,8 943,7 940,6 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 18030,7 7727,1 149,5 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/15-1 С3 313/15-2 400 400 61,2 277,1 276,7 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 9220,7 3951,0 149,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/4А-8 С3 313/4А-8а 300 300 11,1 98,0 98,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,4 1439,9 617,1 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 -10-3-3н С34 -10-3-4н 200 200 68,1 153,3 153,3 1,3 1,2 19,4 18,2 1,5 1,4 7016,5 3006,7 148,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-4 С3  313/11-5 400 400 123,6 654,5 652,7 1,2 1,1 9,3 8,7 1,6 1,5 18637,1 7984,5 149,7 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313|9-2 С3  313|9-3 700 700 295,3 2090,5 2083,2 1,5 1,4 5,0 4,7 1,6 1,5 66805,6 28628,6 149,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-3-7 С3 3П3-3-7-1 300 300 225,7 166,8 166,5 0,6 0,6 2,7 2,6 0,7 0,7 29171,6 12496,2 148,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-1651 КП "КК з осблуговування житлов 80 80 62,6 13,8 13,8 1,2 1,1 19,3 18,1 0,8 0,8 4127,4 1767,3 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9 С3 313/10 800 800 62,8 1636,8 1631,9 0,1 0,1 1,5 1,4 1,0 0,9 15768,4 6755,6 149,8 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-4-2 С3 313/9-4-21 300 300 100,8 142,5 142,5 0,2 0,2 2,0 1,9 0,6 0,6 13148,3 5640,4 149,6 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-16-7 С34 313/9-167а 500 500 29,9 380,9 380,0 0,0 0,0 1,0 0,9 0,6 0,5 5247,6 2248,9 149,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П3-7 С3 3П3-7-1 400 400 63,8 450,5 449,8 0,3 0,3 4,4 4,1 1,1 1,0 9576,1 4109,5 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) НС18 НС18  вул. Сабурова,1 800 800 4,8 4280,6 4264,7 0,1 0,0 10,5 9,7 2,6 2,4 1208,5 517,9 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 КРП_М_70 КП "КК з осблуговування житлов 80 80 6,6 16,0 16,0 0,2 0,2 26,2 24,6 1,0 0,9 436,0 187,0 149,1 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) НС18 С3 313/1а 800 800 9,0 4280,5 4264,7 0,1 0,1 10,5 9,7 2,6 2,4 2261,3 969,1 149,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-102 С3 313/111021 200 200 40,3 66,8 66,8 0,1 0,1 3,7 3,5 0,6 0,6 4154,6 1780,3 148,9 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  \9-19-1 С3 313/9-19-2 400 400 119,1 285,8 285,6 0,2 0,2 1,8 1,7 0,7 0,6 17938,0 7686,4 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  308 С3 3П-1 1000 1000 130,3 6067,7 6020,6 1,1 1,0 8,5 7,7 2,6 2,4 35192,9 15082,4 149,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-7-2 С3 3П3-7-3 400 400 84,6 397,4 396,8 0,3 0,3 3,4 3,2 1,0 0,9 12710,5 5446,9 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-8-11 С3  3П3-8-10 400 400 35,9 126,6 126,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 5343,1 2289,7 147,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С34 313/9-16-6 С34 313/9-16-7 500 500 52,8 380,9 380,0 0,1 0,0 1,0 0,9 0,6 0,5 9271,6 3973,3 149,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/25 С3 313/26 65 65 114,9 25,2 25,2 22,0 20,6 191,3 179,8 2,3 2,2 6961,6 2981,3 147,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/18 С3 313/19 500 500 57,6 129,3 128,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10079,2 4318,7 149,1 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/9-5 С3 П83 700 700 119,5 1212,1 1207,1 0,2 0,2 1,7 1,6 1,0 0,9 27018,8 11578,8 149,7 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  /9-16-3 С3  /9-16-4 700 700 135,2 606,9 605,4 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 30525,3 13080,5 149,4 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/8-7 С3 ЦТП-90 200 200 36,4 76,9 76,9 0,2 0,2 4,9 4,6 0,7 0,7 3765,8 1615,5 149,3 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/1б С3 313/2 800 800 145,5 4280,5 4264,8 1,5 1,4 10,5 9,7 2,6 2,4 36543,9 15661,3 149,8 69,2
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-103 С3 313/111031 200 200 141,0 75,1 75,1 0,7 0,6 4,7 4,4 0,7 0,7 14540,3 6228,3 148,9 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  3П3-8-10 С3 3П3-8-9 400 400 217,9 126,6 126,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 32476,8 13909,0 147,7 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  313/17-1 С3 ЦТП-93 200 200 41,2 88,1 88,1 0,3 0,2 6,4 6,0 0,8 0,8 4263,6 1827,0 149,2 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/11-7 С3  313/11-8 400 400 146,6 525,0 523,8 0,9 0,8 6,0 5,6 1,3 1,2 22084,6 9463,8 149,6 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С4 443/13 С4 443/12 400 400 94,7 261,6 261,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 14270,1 6114,9 149,5 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/14-2 С3 313/14-3 200 200 61,6 76,8 76,8 0,3 0,3 4,9 4,6 0,7 0,7 6378,3 2733,0 149,3 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 3П-113 С3  314 1000 1000 253,0 1784,6 1758,7 0,2 0,2 0,8 0,7 0,8 0,7 68352,9 29232,8 149,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 313/111022 С3 313/111023 200 200 65,2 66,8 66,8 0,2 0,2 3,7 3,5 0,6 0,6 6729,4 2883,2 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3  -7-14-1 С3 3П3-7-14-2 200 200 79,9 57,7 57,7 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,5 8161,0 3496,2 147,4 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 3) С3 СЭВП-59 С3н -4-2в-2-1 100 100 26,5 39,4 39,4 1,3 1,2 48,8 45,8 1,5 1,4 1959,4 839,7 149,5 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А6 С34 313/9-24А7 400 400 54,1 248,4 248,3 0,1 0,1 1,3 1,3 0,6 0,6 8122,7 3480,9 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 433 С4 434 1000 1000 73,4 559,5 555,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 21518,7 9221,3 149,1 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 448 С4 445/6 300 300 83,8 157,6 157,4 0,2 0,2 2,4 2,3 0,7 0,6 10798,3 4627,0 147,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А6 С34 313/9-29А5 400 400 199,9 120,6 120,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 30053,7 12867,4 148,9 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ-1 С4 УТ-2 100 100 89,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 6344,1 2698,4 148,2 64,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) Вузол С4 445/5 300 300 28,2 100,9 100,8 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 3627,4 1553,5 147,6 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 432 С4 433 1000 1000 124,6 559,7 555,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 36542,4 15658,3 149,1 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29а8 С34 313/9-29А7 400 400 50,9 201,0 200,7 0,0 0,0 0,9 0,8 0,5 0,5 7653,3 3279,7 149,0 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А6 С34  9-30а-6а 400 400 142,5 11,3 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21353,8 9045,7 148,6 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 431 С4 432 1000 1000 37,3 559,8 555,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10929,0 4683,6 149,1 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А7 С34 313/9-29А6 400 400 99,3 200,9 200,7 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,5 14927,6 6396,3 149,0 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/5 С4 445/5-1 250 250 123,2 106,1 106,1 0,4 0,3 2,9 2,7 0,7 0,6 14323,6 6136,2 147,5 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/2-1 С4 УТ-1 100 100 28,6 2,3 2,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2113,4 875,2 149,1 63,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/2-1 С4 СТВС37 300 300 19,9 141,0 141,0 0,0 0,0 2,0 1,8 0,6 0,6 2592,3 1111,5 149,1 69,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-2 С4 СТВС83 200 200 19,7 63,7 63,7 0,1 0,1 3,4 3,2 0,6 0,6 2035,1 875,2 149,5 69,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-3 С4 431 1000 1000 51,5 559,9 554,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 15119,3 6470,1 149,2 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 434 С4 435 1000 1000 25,7 559,4 555,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7529,9 3227,0 149,0 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А3 С34 СТВС56 250 250 34,5 71,4 71,3 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 4042,7 1734,0 148,9 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 447 С4 448 500 500 102,4 157,8 157,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 17830,6 7639,4 148,0 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 404 С34 -16-8-4-4 300 300 125,3 13,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 16299,6 6925,4 149,5 68,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А7 С34 313/9-24А8 400 400 128,7 248,4 248,3 0,2 0,2 1,3 1,3 0,6 0,6 19323,2 8279,6 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 435 С4 436 1000 1000 69,0 559,3 555,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 20231,4 8669,8 149,0 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 444 С4 445 700 700 50,2 302,5 301,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 11257,1 4824,0 148,6 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А4 С34 313/9-24А5 400 400 113,9 248,5 248,3 0,2 0,1 1,3 1,3 0,6 0,6 17102,1 7328,1 148,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ-2 С4 УТ-3 100 100 51,1 2,3 2,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3619,2 1544,4 145,5 65,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916108 С34 ІТП 100 100 62,8 13,5 13,5 0,4 0,3 5,7 5,4 0,5 0,5 4618,2 1978,1 148,8 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 436 С4 437 1000 1000 48,2 559,2 555,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 14137,2 6058,4 149,0 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 446 С4 ІТП-35 100 100 89,9 16,4 16,4 0,8 0,7 8,5 8,0 0,6 0,6 6579,2 2818,7 148,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/6 Вузол 300 300 173,6 100,9 100,8 0,2 0,2 1,0 0,9 0,4 0,4 22373,6 9578,0 147,8 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 9-30а-1а С34 313/9-30А2 400 400 73,2 198,3 198,1 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,4 11006,8 4716,5 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 425 С4 425/1 400 400 134,7 201,0 200,6 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,5 20252,9 8683,9 149,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916105 С34 -10-5-1 250 250 71,2 159,8 159,7 0,5 0,4 6,5 6,1 1,0 0,9 8345,7 3576,2 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 437 С4 438 1000 1000 13,3 559,1 555,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3907,8 1674,8 148,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 442 С4 443 800 800 18,1 302,7 300,8 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 4519,4 1936,8 148,7 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 КРП_Рад_30 ОСББ "Радунська 30" 80 80 6,2 16,0 16,0 0,2 0,2 26,1 24,5 1,0 0,9 411,0 176,1 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 443 С4 444 700 700 156,8 302,6 300,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 35168,2 15067,4 148,7 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ-3 С4 УТ-4 100 100 31,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2184,4 933,7 143,9 65,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 446 С4 447 500 500 167,7 157,9 157,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 29212,7 12512,5 148,2 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4  417/3 С4  417/4 400 400 54,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2613,2 1120,0 47,6 26,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -16-8-4-3 С34 -16-8-4-2 300 300 102,7 13,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13214,2 5646,3 147,5 69,0
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 438 С4 439 1000 1000 54,8 559,1 555,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 16067,8 6885,7 148,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/5 С4 1640155 100 100 44,3 19,0 19,0 0,5 0,5 11,3 10,7 0,7 0,7 3229,9 1383,8 147,5 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/1-3 С4 СТВС38 250 250 47,2 123,5 123,5 0,2 0,2 3,9 3,7 0,8 0,7 5557,5 2381,5 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А2 С34 /9-30А-2-1 250 250 68,0 72,8 72,8 0,1 0,1 1,4 1,3 0,4 0,4 7983,8 3422,8 149,0 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 441 С4 442 800 800 41,3 302,7 300,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 10297,8 4412,9 148,8 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 439 С4 440 1000 1000 79,6 559,0 555,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 23324,6 9995,1 148,9 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/5-1 С4 445/5-2 250 250 39,8 106,1 106,1 0,1 0,1 2,9 2,7 0,7 0,6 4619,2 1979,4 147,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/5 С4 421/6 250 250 96,3 240,4 240,3 1,4 1,3 14,8 13,9 1,5 1,4 11327,3 4853,9 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -30а-4н С34 -30а-3-1ан 125 125 59,2 17,2 17,2 0,2 0,2 2,9 2,7 0,4 0,4 4797,8 2054,6 148,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А С34 313/9-24А1 400 400 44,1 248,5 248,2 0,1 0,1 1,3 1,3 0,6 0,6 6618,8 2837,4 148,9 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 /9-16-8-5 С34 /9-16-8-4 400 400 147,8 287,7 285,9 0,3 0,2 1,8 1,7 0,7 0,6 22282,3 9539,8 149,3 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А С34 313/9-29в 700 700 36,5 695,9 693,8 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 8222,7 3523,7 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-9 С4 422А/5-9-1 200 200 128,0 46,5 46,5 0,2 0,2 1,8 1,7 0,4 0,4 13238,9 5667,1 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/3 С4 445/4 300 300 38,8 24,2 24,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5012,1 2137,6 148,3 68,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 446/1 КП "КК з осблуговування житлов 125 125 19,2 16,4 16,4 0,1 0,0 2,6 2,5 0,4 0,4 1550,6 664,4 147,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-28а С34 313/9-27а 700 700 90,6 602,8 601,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 20399,7 8741,9 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 КРП_Рад_30 Вбудовані приміщення, ТОВ АТБ- 50 50 4,0 1,4 1,4 0,0 0,0 2,3 2,2 0,2 0,2 214,5 91,8 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А2 С34 313/9-24А3 400 400 51,3 248,5 248,2 0,1 0,1 1,3 1,3 0,6 0,6 7712,4 3305,0 148,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/1 С4  445/2 300 300 124,1 127,9 127,7 0,2 0,2 1,6 1,5 0,5 0,5 16058,4 6879,8 148,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А2 С34 СТВС44 250 250 44,3 92,8 92,8 0,1 0,1 2,2 2,1 0,6 0,5 5200,1 2228,3 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/5-2 С4 СТВС43-26 200 200 44,2 106,1 106,1 0,4 0,4 9,3 8,7 1,0 1,0 4514,3 1934,5 147,3 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -16-8-4-2 С34 -16-8-4-1 300 300 35,7 13,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4581,9 1961,6 146,5 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-28б С34 313/9-28а 700 700 56,8 602,8 601,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 12789,7 5481,0 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-3 С34 313/9-30А 700 700 204,3 894,4 891,7 0,2 0,2 0,9 0,9 0,7 0,7 46000,9 19729,2 149,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-10 С4 422А/5-9 400 400 63,2 509,3 509,1 0,4 0,3 5,6 5,3 1,2 1,1 9519,1 4079,4 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-9 С4 422А/5-8 400 400 15,5 335,9 335,7 0,0 0,0 2,5 2,3 0,8 0,8 2326,6 997,1 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 -5-9-2л С4 СТВС36 200 200 40,6 126,9 126,9 0,5 0,5 13,3 12,5 1,2 1,1 4193,5 1797,1 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-28в С34 313/9-28б 700 700 15,7 602,9 601,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 3541,0 1517,5 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421 С4 421/1А 400 400 23,7 240,4 240,2 0,0 0,0 1,3 1,2 0,6 0,5 3569,5 1532,3 149,3 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А4 С34 СТВС43 250 250 22,6 120,5 120,5 0,1 0,1 3,7 3,5 0,7 0,7 2644,7 1133,4 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-1689 С34 313/9-1688 400 400 119,6 287,8 285,7 0,2 0,2 1,8 1,7 0,7 0,6 18043,7 7731,7 149,5 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/4 С4 421/5 250 250 49,9 240,4 240,3 0,7 0,7 14,8 13,9 1,5 1,4 5865,7 2513,7 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/2 С4 440/3 400 400 24,9 130,4 130,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 3736,8 1599,0 148,8 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ-4 ТОВ "СТЕЛТЕКС-ТРОЄЩИНА" 65 65 56,5 2,3 2,3 0,1 0,1 1,7 1,6 0,2 0,2 3298,0 1407,8 143,0 66,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 /9-30А-2-1 С34 СТВС55 250 250 81,2 61,1 61,1 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 9528,2 4081,9 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС81 С34 СТВП-81н 150 150 9,4 120,3 120,2 0,5 0,5 54,1 50,8 2,1 1,9 793,9 340,0 148,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34  9-30а-1 С34 9-30а-1а 400 400 79,3 198,4 198,1 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,4 11927,1 5110,8 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/3 С4 440/4 400 400 75,1 130,4 130,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 11254,3 4822,1 148,8 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/3 С4 СТВС42-26 200 200 30,6 103,6 103,6 0,3 0,3 8,9 8,3 1,0 0,9 3143,9 1348,6 148,3 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/1А С4 421/1 400 400 20,9 240,4 240,2 0,0 0,0 1,3 1,2 0,6 0,5 3144,5 1347,6 149,3 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916107 С34 313/916106 400 400 94,7 340,3 340,1 0,2 0,2 2,5 2,4 0,8 0,8 14213,9 6091,0 148,8 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-6-1-6 С34 -10-6-1-7 150 150 71,3 30,6 30,6 0,3 0,2 3,5 3,3 0,5 0,5 5997,7 2569,1 148,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А3 С34 313/9-24А4 400 400 78,0 248,5 248,2 0,1 0,1 1,3 1,3 0,6 0,6 11719,3 5021,9 148,8 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445 С4 4П-4 700 700 208,7 174,6 173,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 46797,6 20020,8 148,6 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/6-1 С4 СТВП-41 200 200 14,7 56,6 56,6 0,0 0,0 2,7 2,5 0,5 0,5 1505,8 645,3 147,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С0 Дрос ТМ-4 С4 УТ6 1400 1400 281,1 3076,0 3041,7 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 103245,8 44244,2 150,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/1-2 С4 417/1-3 300 300 64,3 123,5 123,5 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 8375,6 3588,9 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А С34 313/9-28в 700 700 59,7 602,9 601,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 13446,5 5761,3 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) 1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С0 Дрос ТМ-4 1200 1200 17,1 3076,0 3041,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,8 0,8 5956,7 2552,9 150,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/4 С4 445/5 300 300 211,6 24,2 24,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 27234,3 11664,7 148,1 68,6
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 УТ6 Вузол3 1000 1000 299,2 3065,1 3032,8 0,5 0,5 1,7 1,5 1,2 1,1 88175,3 37785,8 150,0 68,7

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-12 С34 10-6-1-13 200 200 69,6 89,7 89,7 0,5 0,4 6,6 6,3 0,9 0,8 7152,7 3064,8 148,2 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/1 С4 421/2 400 400 76,3 240,4 240,2 0,1 0,1 1,3 1,2 0,6 0,5 11498,7 4927,4 149,3 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-10 С34 10-6-1-11 200 200 109,4 89,7 89,7 0,7 0,7 6,7 6,3 0,9 0,8 11253,9 4821,5 148,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 /5-9-1л С4 -5-9-2л 200 200 64,5 126,9 126,9 0,9 0,8 13,3 12,5 1,2 1,1 6669,6 2858,0 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) Вузол3 С4 401а 1000 1000 2111,2 3064,5 3033,4 3,5 3,2 1,7 1,5 1,2 1,1 986512,2 621454,2 149,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-5-1 С34 СТВС-80 250 250 62,8 159,8 159,7 0,4 0,4 6,5 6,1 1,0 0,9 7363,0 3155,2 148,6 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-6-1 С34 СТВС81 250 250 90,4 180,5 180,4 0,8 0,7 8,3 7,8 1,1 1,0 10589,2 4537,5 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-1686 С34 /9-16-8-5 400 400 141,3 287,7 285,8 0,3 0,2 1,8 1,7 0,7 0,6 21309,5 9130,8 149,4 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916810 С34 /9-16-8-9а 400 400 26,5 287,8 285,7 0,0 0,0 1,8 1,7 0,7 0,6 3999,9 1714,2 149,6 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4  445/2 С4 445/3 300 300 119,4 127,9 127,8 0,2 0,2 1,6 1,5 0,5 0,5 15446,1 6617,6 148,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/3 С4 421/4 250 250 92,3 240,4 240,3 1,4 1,3 14,8 13,9 1,5 1,4 10854,2 4651,2 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 /9-16-8-9а С34 313/9-1689 400 400 52,7 287,8 285,7 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,6 7945,2 3404,9 149,5 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/4 С4 440/5 400 400 36,5 130,4 130,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 5473,8 2345,6 148,7 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/1 С4 440/2 400 400 47,2 245,4 244,9 0,1 0,1 1,3 1,2 0,6 0,6 7080,7 3034,5 148,8 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/9 С4 421/10 250 250 103,1 240,3 240,3 1,5 1,4 14,8 13,9 1,5 1,4 12120,4 5193,7 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) Вузол4 С4 422А/5-10 400 400 103,4 509,4 509,0 0,6 0,5 5,6 5,3 1,2 1,1 15565,3 6670,3 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А5 С34 313/9-29А4 400 400 55,7 120,5 120,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 8368,8 3586,0 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-25а С34 313/9-24А 700 700 129,4 602,5 601,5 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 29132,5 12483,7 148,9 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВП-81н С34 10-6-1-5н 200 200 26,6 89,7 89,7 0,2 0,2 6,7 6,2 0,9 0,8 2740,0 1174,4 148,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВП-81н С34 -10-6-1-5 150 150 26,7 30,6 30,6 0,1 0,1 3,5 3,3 0,5 0,5 2246,9 962,2 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916106 С34 313/916105 400 400 82,6 159,8 159,7 0,0 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 12391,6 5313,2 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВС56 С34 СТВП-56н 150 150 6,3 17,2 17,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 531,4 227,2 148,9 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А С34 313/9-29А1 400 400 92,4 92,9 92,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 13887,8 5957,0 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-26а С34 313/9-25а 700 700 35,0 602,6 601,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 7872,2 3373,7 148,9 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -16-8-4-4 С34 -16-8-4-3 300 300 75,3 13,0 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9717,0 4155,3 148,3 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 /9-30А-2-1 С34 1640178 80 80 31,8 11,7 11,7 0,4 0,4 13,9 13,1 0,7 0,7 2091,1 895,7 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-7 С4 422А/5-6 400 400 198,0 325,2 325,1 0,5 0,4 2,3 2,2 0,8 0,7 29817,7 12777,9 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 402А С34 313/916810 400 400 32,5 287,8 285,7 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,6 4903,9 2101,6 149,6 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А С34  9-30а-1 400 400 50,7 198,4 198,1 0,0 0,0 0,9 0,8 0,5 0,4 7616,8 3264,5 149,1 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 430 С4 КРП_Рад_30 125 125 32,2 17,4 17,4 0,1 0,1 3,0 2,8 0,4 0,4 2620,7 1125,3 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-1687 С34 313/9-1686 400 400 78,2 287,7 285,8 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,6 11790,8 5052,7 149,4 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 402 С4 402А 400 400 5,6 287,8 285,7 0,0 0,0 1,8 1,7 0,7 0,6 844,8 362,8 149,6 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 СТВП-56н С34 -30а-4н 125 125 34,3 17,2 17,2 0,1 0,1 2,9 2,7 0,4 0,4 2782,4 1191,9 148,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/5 С34  9-30а-8 400 400 137,2 130,4 130,0 0,1 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 20549,1 8803,0 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/1 С4 417/2 400 400 64,1 143,5 143,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 9662,7 4139,8 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 416 С4 417 1000 1000 127,4 2692,4 2677,5 0,2 0,2 1,3 1,2 1,0 1,0 37494,4 16068,4 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/8 С4 421/9 250 250 80,9 240,3 240,3 1,2 1,1 14,8 13,9 1,5 1,4 9516,0 4077,9 149,0 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/2 С4  417/3 400 400 81,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12309,3 5275,4 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 402 С4 403 900 900 257,4 2772,2 2752,5 0,6 0,6 2,4 2,2 1,3 1,2 69432,5 29748,7 149,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-5н С34 10-6-1-6н 200 200 76,4 89,7 89,7 0,5 0,5 6,7 6,2 0,9 0,8 7865,8 3370,3 148,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-11 Вузол4 400 400 93,7 509,4 509,0 0,5 0,5 5,6 5,3 1,2 1,1 14105,5 6044,7 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-11 С34 10-6-1-12 200 200 57,4 89,7 89,7 0,4 0,4 6,6 6,3 0,9 0,8 5896,5 2526,6 148,3 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421 С4 422 1000 1000 61,0 2184,1 2171,6 0,1 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 17935,1 7684,9 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А2 С34 313/9-30А3 400 400 35,1 125,5 125,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 5270,4 2257,6 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 ІТП-35 С4 446/1 125 125 19,8 16,4 16,4 0,1 0,0 2,6 2,5 0,4 0,4 1594,6 683,2 147,8 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916108 С34 313/916107 400 400 134,2 340,4 340,0 0,3 0,3 2,5 2,4 0,8 0,8 20146,7 8632,8 148,8 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/2 С4 417/2-1 400 400 148,4 143,4 143,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 22349,9 9574,5 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 403 С4 404 900 900 291,4 2771,8 2752,9 0,7 0,6 2,4 2,2 1,3 1,2 78591,2 33679,4 149,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А1 С34 313/9-24А2 400 400 22,9 248,5 248,2 0,0 0,0 1,3 1,3 0,6 0,6 3435,7 1472,4 148,8 69,2
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-9 С4 /5-9-1л 200 200 76,9 126,9 126,9 1,0 1,0 13,3 12,5 1,2 1,1 7946,7 3405,7 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-6-1-5 С34 -10-6-1-6 150 150 75,4 30,6 30,6 0,3 0,2 3,5 3,3 0,5 0,5 6343,5 2717,1 148,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 415 С4 416 1000 1000 160,0 2692,7 2677,2 0,2 0,2 1,3 1,2 1,0 1,0 47083,5 20177,7 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/1-1 С4 417/1-2 300 300 104,6 123,5 123,5 0,2 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 13624,0 5837,1 149,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А7 С34 СТВС58 250 250 174,7 141,6 141,5 0,9 0,8 5,1 4,8 0,9 0,8 20397,6 8738,4 148,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29а9 С34 313/9-29а8 400 400 122,2 201,0 200,7 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,5 18376,0 7873,5 149,1 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/916106 С34 -10-6-1 250 250 89,0 180,5 180,4 0,7 0,7 8,3 7,8 1,1 1,0 10428,4 4466,0 148,7 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 413 С4 414 1000 1000 23,0 2692,8 2677,1 0,0 0,0 1,3 1,2 1,0 1,0 6774,3 2903,2 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 414 С4 415 1000 1000 32,3 2692,7 2677,1 0,0 0,0 1,3 1,2 1,0 1,0 9496,3 4069,8 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 412А С4 413 1000 1000 63,6 2692,9 2676,9 0,1 0,1 1,3 1,2 1,0 1,0 18707,5 8017,4 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/6 С4 421/7 250 250 18,3 240,3 240,3 0,3 0,3 14,8 13,9 1,5 1,4 2148,5 920,8 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440 С4 440/1 400 400 78,4 256,0 255,4 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 11744,5 5040,1 148,9 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/7 С4 421/8 250 250 77,2 240,3 240,3 1,1 1,1 14,8 13,9 1,5 1,4 9080,7 3891,3 149,1 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-26б С34 313/9-26а 700 700 115,5 602,7 601,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 26002,0 11142,4 149,0 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445/6 С4 445/6-1 200 200 98,1 56,6 56,6 0,3 0,2 2,7 2,5 0,5 0,5 10040,7 4305,0 147,8 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А С34 313/916108 400 400 105,9 353,9 353,5 0,3 0,3 2,7 2,6 0,9 0,8 15898,9 6811,4 148,9 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 430 С4 422А/5-11 400 400 50,3 509,4 509,0 0,3 0,3 5,6 5,3 1,2 1,1 7555,7 3244,3 149,2 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-7-1 КП "КК з осблуговування житлов 100 100 50,6 10,7 10,7 0,2 0,2 3,6 3,4 0,4 0,4 3702,4 1585,3 148,1 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 401а С4 4П-1 900 900 74,1 3060,7 3037,5 0,2 0,2 2,9 2,7 1,5 1,4 19989,1 8566,6 149,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 423 С4 424 1000 1000 99,7 2183,8 2171,9 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 29323,5 12566,8 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34  9-30а-6а С34 313/9-30А7 400 400 96,1 11,3 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14231,1 6153,4 146,7 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-27а С34 313/9-26б 700 700 55,3 602,7 601,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 12454,5 5337,3 149,0 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 407 С4 408 900 900 70,0 2757,6 2739,6 0,2 0,2 2,3 2,2 1,3 1,2 18872,3 8088,0 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 408 С4 4П-2 900 900 24,6 2757,4 2739,7 0,1 0,1 2,3 2,2 1,3 1,2 6619,6 2837,0 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422 С4 422А 1000 1000 98,2 2184,0 2171,7 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 28883,6 12378,3 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А С4 423 1000 1000 22,5 2183,8 2171,9 0,0 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 6614,1 2834,6 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 410 С4 411 900 900 27,5 2693,3 2676,5 0,1 0,1 2,2 2,1 1,3 1,2 7413,8 3177,3 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 411 С4 412 900 900 143,7 2693,3 2676,5 0,3 0,3 2,2 2,1 1,3 1,2 38748,3 16605,8 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А3 С34 313/9-30А5 400 400 113,9 54,1 54,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 17113,3 7319,0 148,9 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-1688 С34 313/9-1687 400 400 120,5 287,8 285,8 0,2 0,2 1,8 1,7 0,7 0,6 18170,4 7786,0 149,5 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 420 С4 421 1000 1000 20,7 2424,5 2411,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,9 0,9 6095,1 2612,2 149,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4  419 С4 420 1000 1000 21,2 2424,6 2411,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,9 0,9 6233,4 2671,4 149,3 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-8 С4 422А/5-7 400 400 113,8 335,9 335,7 0,3 0,3 2,5 2,3 0,8 0,8 17139,5 7344,5 149,1 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 427 С4 428 1000 1000 97,2 1981,9 1972,1 0,1 0,1 0,7 0,6 0,8 0,7 28584,5 12250,0 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440 С4 441 800 800 107,5 302,8 300,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 26829,3 11481,3 148,9 68,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29в С34 313/9-29б 700 700 23,4 695,9 693,8 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 5265,8 2256,7 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-2 С4 409 900 900 238,7 2693,7 2676,1 0,5 0,5 2,2 2,1 1,3 1,2 64372,8 27584,3 149,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/1 ТОВ "Житло-Сервіс Груп" 100 100 100,5 10,6 10,6 0,4 0,3 3,5 3,3 0,4 0,4 7392,7 3159,7 148,8 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 404 С4 405 900 900 150,4 2758,3 2738,8 0,4 0,3 2,3 2,2 1,3 1,2 40553,3 17379,8 149,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А1 С34 313/9-29А2 400 400 52,5 92,9 92,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7896,1 3383,3 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-30А5 С34 313/9-30А6 400 400 12,5 54,1 54,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1876,7 804,2 148,6 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 430 С4 4П-3 1000 1000 177,6 1454,6 1446,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,5 52197,5 22352,3 149,2 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417/1 С4 417/1-1 300 300 56,5 123,5 123,5 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 7355,5 3152,5 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 412 С4 412А 1000 1000 91,3 2693,1 2676,8 0,1 0,1 1,3 1,2 1,0 1,0 26865,8 11513,6 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417 С4 417/1 400 400 111,7 267,1 266,6 0,2 0,2 1,6 1,5 0,6 0,6 16799,5 7210,9 149,4 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-24А5 С34 313/9-24А6 400 400 78,0 248,5 248,3 0,1 0,1 1,3 1,3 0,6 0,6 11705,1 5015,8 148,7 69,3

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 425/1 С34 313/9-29а9 400 400 39,9 201,0 200,6 0,0 0,0 0,9 0,8 0,5 0,5 6002,5 2572,3 149,2 69,2

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 426 С4 427 1000 1000 90,5 1982,1 1972,0 0,1 0,1 0,7 0,6 0,8 0,7 26609,7 11403,7 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 10-6-1-6н С34 10-6-1-10 200 200 83,2 89,7 89,7 0,6 0,5 6,7 6,2 0,9 0,8 8561,4 3668,2 148,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -10-6-1-7 С34 -10-6-1-8 150 150 64,8 30,6 30,6 0,2 0,2 3,5 3,3 0,5 0,5 5444,7 2332,3 148,1 69,0
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1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 448 С4 449 500 500 102,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17833,9 7643,1 147,9 68,6

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 421/2 С4 421/3 250 250 145,9 240,4 240,2 2,2 2,0 14,8 13,9 1,5 1,4 17168,5 7356,5 149,3 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -16-8-4-1 С34 /9-16-8-4 300 300 102,4 13,0 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13128,8 5713,9 146,2 69,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34  9-30а-8 С34 313/9-30А7 400 400 206,1 130,4 130,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 30860,7 13203,6 148,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 424 С4 425 1000 1000 212,9 2183,6 2172,1 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 62620,8 26835,4 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 429 С4 430 1000 1000 159,5 1981,7 1972,4 0,1 0,1 0,7 0,6 0,8 0,7 46888,1 20093,6 149,2 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 405 С4 406 900 900 76,0 2758,1 2739,0 0,2 0,2 2,3 2,2 1,3 1,2 20484,1 8778,7 149,5 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4  418 С4  419 1000 1000 173,1 2424,9 2411,4 0,2 0,2 1,0 1,0 0,9 0,9 50925,9 21824,2 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-1 С4 4П-1 900 900 0,7 3060,6 3037,6 0,0 0,0 2,9 2,7 1,5 1,4 197,0 84,4 149,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 409 С4 410 900 900 36,7 2693,4 2676,4 0,1 0,1 2,2 2,1 1,3 1,2 9904,9 4244,9 149,4 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 406 С4 407 900 900 300,0 2758,0 2739,1 0,7 0,7 2,3 2,2 1,3 1,2 80907,1 34671,8 149,5 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 425 С4 426 900 900 30,2 1982,1 1971,9 0,0 0,0 1,2 1,1 0,9 0,9 8124,1 3481,4 149,3 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-1 С4 402 1000 1000 330,8 3060,6 3037,6 0,5 0,5 1,7 1,5 1,2 1,1 97420,7 41748,2 149,6 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29б С34 313/9-29А 700 700 43,7 695,8 693,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,5 9841,9 4217,8 149,1 69,0

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 428 С4 429 1000 1000 11,5 1981,8 1972,3 0,0 0,0 0,7 0,6 0,8 0,7 3381,1 1449,0 149,2 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 313/9-29А6 С34 СТВС42 250 250 103,5 80,3 80,3 0,2 0,2 1,7 1,6 0,5 0,5 12152,0 5208,4 148,9 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 417 С4  418 1000 1000 97,2 2425,1 2411,2 0,1 0,1 1,0 1,0 0,9 0,9 28586,1 12248,5 149,4 68,9

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 445 С4 445/1 300 300 45,0 127,9 127,7 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 5822,0 2498,4 148,6 68,8

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С34 -30а-3-1ан С34 -30а-3-2ан 125 125 66,8 17,2 17,2 0,2 0,2 2,9 2,7 0,4 0,4 5409,1 2316,2 148,4 69,1

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 4П-4 С4 446 500 500 94,6 174,4 173,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 16489,6 7065,2 148,3 68,5

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 440/2 С4 СТВС57 250 250 70,1 114,9 114,9 0,2 0,2 3,4 3,2 0,7 0,7 8218,8 3527,6 148,8 69,4

1.1.2_ТЕЦ-6 (ТМ 4) С4 422А/5-7 С4 422А/5-7-1 125 125 120,7 10,7 10,7 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,2 9835,8 4184,5 149,1 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/26 440 409/27 300 300 66,7 90,5 90,5 0,1 0,1 0,8 0,8 0,4 0,4 8580,7 3690,9 148,4 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #33 460 622/30-2 300 300 42,1 228,6 228,6 0,2 0,2 5,1 4,8 1,0 0,9 5461,2 2340,4 148,5 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/26-3 24 409/26-2 400 400 29,0 112,7 112,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 4324,3 1853,1 148,5 67,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-2-1 450 539/3-2-4 125 125 36,9 19,2 19,2 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,4 3009,3 1290,6 149,4 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/26-2 440 409/26-1 400 400 47,7 112,7 112,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 7104,6 3044,3 148,5 67,7

1.2.3_ДТЕЦ4 М23 ШП 101А М23 УЗ 101Б 400 400 326,6 13,9 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47007,3 19959,6 146,0 64,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18-6 42 208/18-5 200 200 41,8 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4309,2 1846,8 148,7 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/4 440 434/5 300 300 109,4 53,2 53,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 14023,3 6005,7 147,6 67,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 557/5 450 557/6 400 400 68,5 63,8 63,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 10229,8 4382,3 148,1 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10-3 450 539/10-4 150 150 42,7 32,0 32,0 0,2 0,2 3,8 3,6 0,5 0,5 3584,5 1535,7 148,2 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 43 307 43 308 400 400 196,4 515,6 515,2 1,1 1,1 5,8 5,4 1,2 1,2 29668,5 12712,1 149,7 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 435 440 435/1 100 100 53,3 4,3 4,3 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 3892,5 1662,1 148,2 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/5 440 411/6 200 200 95,7 70,3 70,2 0,4 0,4 4,1 3,8 0,7 0,6 9852,2 4220,8 149,0 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #2189 ОСББ "Золотій лев" 100 100 90,3 3,4 3,4 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 6636,1 2812,2 148,8 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/26-1 440 409/26 400 400 22,2 112,7 112,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 3306,0 1416,7 148,4 67,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/26-4 24 409/26-3 400 400 104,1 112,8 112,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 15510,9 6645,1 148,7 67,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419 440 419/1 300 300 84,6 114,3 114,1 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 10939,1 4695,8 149,1 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 /26-3-11 24 /26-3-10А 250 250 41,4 179,2 179,0 0,3 0,3 8,2 7,7 1,1 1,0 4874,0 2088,7 149,3 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/6 450 546/7 300 300 53,9 125,7 125,3 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 7007,6 3002,8 149,2 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18-4 42 208/18-3 200 200 53,6 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4840,3 2074,4 138,0 53,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-7 450 СЭВС143 150 150 40,5 49,7 49,7 0,4 0,4 9,2 8,7 0,8 0,8 3409,2 1469,0 149,2 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 43 302/3В 43 302/3Б 300 300 26,9 92,0 92,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,4 0,4 3508,2 1503,4 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-12 24 409/7-11 250 250 62,4 108,5 108,0 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,6 7326,4 3139,3 149,5 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 43 302 43 302/1Б 300 300 42,3 92,1 92,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,4 0,4 5522,0 2367,2 149,9 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/12-3 24 409/12-2 400 400 29,0 102,6 102,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4358,2 1867,6 149,4 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/8 42 210/8-1 250 250 50,4 279,9 279,9 1,0 1,0 20,1 18,8 1,7 1,6 5939,1 2547,5 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-4 446 404/33ПР34 200 200 65,7 46,1 46,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 6743,0 2888,7 148,3 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 422 440 423 600 600 79,3 344,6 342,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 15925,6 6814,2 148,9 67,8
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1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/11 450 555/10А 400 400 143,8 45,8 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 21587,9 9218,0 148,8 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 М23 УЗ 101Б М23 ТК102 400 400 191,0 7,3 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27246,1 11460,5 142,6 64,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 436/3 440 436/4 300 300 79,6 62,5 62,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 10242,0 4388,0 147,7 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-2-1 450 539/3-2-2 125 125 28,0 49,0 48,9 0,7 0,6 23,4 21,9 1,2 1,1 2286,1 979,2 149,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 УЗ6 440 Уз6/36 250 250 57,0 13,8 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6696,1 2808,4 149,9 64,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 536А/2 450 536А/3 250 250 8,3 122,1 122,1 0,0 0,0 3,8 3,6 0,8 0,7 976,6 418,5 149,6 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 460 6П-3 460 622/30 700 700 149,5 472,0 471,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,4 0,3 33615,3 14403,8 148,6 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 24 535/9 24 409/12-3 400 400 10,2 102,6 102,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1536,3 657,2 149,4 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 532А/2-1 450 СТВС62 200 200 10,1 79,6 79,6 0,1 0,1 5,2 4,9 0,8 0,7 1050,8 450,3 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #2183 460 #2184 300 300 34,6 63,2 63,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 4493,5 1925,9 148,8 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/9 450 555/10 400 400 80,6 21,5 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 11988,9 5153,6 147,4 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 428/3А 440 428/5А 100 100 149,9 9,8 9,8 0,5 0,4 3,0 2,8 0,4 0,4 10888,7 4652,5 147,5 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 43 #8 43 307 400 400 94,0 612,7 612,2 0,8 0,7 8,2 7,6 1,5 1,4 14209,6 6089,5 149,7 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 532А/1 450 532А/2 300 300 83,2 145,5 145,0 0,2 0,2 2,1 1,9 0,6 0,6 10843,2 4646,2 149,6 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/3 440 404/4 300 300 101,2 98,2 97,9 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 13130,3 5625,2 149,4 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 536А 450 536А/1 250 250 11,9 122,1 122,1 0,0 0,0 3,8 3,6 0,8 0,7 1393,7 599,0 149,6 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 436/1 440 БНБор30а 100 100 39,0 6,1 6,1 0,0 0,0 1,2 1,1 0,2 0,2 2850,4 1220,7 147,9 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 445 СТВС-12 УС104 200 200 8,5 48,1 48,1 0,0 0,0 1,9 1,8 0,5 0,4 874,1 374,6 148,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 536А/1 450 536А/2 250 250 11,4 122,1 122,1 0,0 0,0 3,8 3,6 0,8 0,7 1344,6 576,3 149,6 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19-5 440 Волгодон66 150 150 56,1 16,7 16,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 4693,3 2009,9 147,5 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/9 440 413/10 200 200 23,9 10,0 10,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2414,6 1034,1 145,8 67,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555 450 555/1 400 400 79,6 288,0 287,8 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,6 11965,0 5130,2 149,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 532А 450 532А/1 300 300 54,0 145,5 144,9 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,6 7029,7 3015,0 149,7 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 423 440 424 600 600 90,1 335,6 333,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 18066,3 7741,8 148,9 67,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533/1б 450 536А/3-3-1 250 250 93,5 138,1 138,1 0,5 0,4 4,9 4,6 0,9 0,8 11035,3 4730,7 149,6 69,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 428/1А 440 428/3А 100 100 61,7 9,8 9,8 0,2 0,2 3,0 2,8 0,4 0,4 4490,9 1922,3 147,9 67,8

1.2.3_ДТЕЦ4 43 307 43 307/1А 200 200 28,7 53,6 53,6 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 2979,7 1277,8 149,7 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/43 440 Уз6/44 150 150 71,7 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5609,9 2387,9 139,5 63,8

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/16А 24 УТ7 400 400 61,2 45,6 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9139,3 3903,6 148,5 67,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/3А 440 419/4 200 200 187,0 90,9 90,8 1,3 1,2 6,8 6,4 0,9 0,8 19219,8 8232,3 148,7 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 423 440 423/1 100 100 157,0 8,9 8,9 0,4 0,4 2,5 2,4 0,3 0,3 11485,8 4900,3 148,9 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/6(7) 446 404/3-9-3 150 150 62,7 16,5 16,4 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 5308,0 2276,3 149,6 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-9 446 404/3-8 150 150 51,7 28,4 28,4 0,2 0,1 3,0 2,8 0,5 0,5 4369,8 1868,5 149,3 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #2184 460 #2201 100 100 143,0 42,6 42,6 8,1 7,7 57,0 53,6 1,6 1,5 10519,3 4505,7 148,8 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/4 440 411/5 200 200 66,5 70,3 70,2 0,3 0,3 4,1 3,8 0,7 0,6 6848,6 2934,3 149,1 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/2 440 404/3 300 300 84,1 98,2 97,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 10915,3 4676,6 149,5 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 424 440 425 600 600 97,7 335,5 333,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 19569,2 8385,5 148,8 67,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/11А 24 404/12А 400 400 177,7 293,9 293,0 0,3 0,3 1,9 1,8 0,7 0,7 26616,9 11404,5 148,8 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/16А 460 622/17 600 600 102,0 967,8 964,5 0,2 0,2 2,4 2,3 1,0 1,0 20585,3 8820,5 149,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/7 440 411/7А 125 125 37,1 16,6 16,6 0,1 0,1 2,7 2,5 0,4 0,4 3005,0 1286,4 148,8 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535 450 535/1 400 400 119,0 533,5 532,7 0,7 0,7 6,2 5,8 1,3 1,2 17924,0 7690,8 149,6 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/13 450 549/14 400 400 216,9 98,8 98,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 32435,3 13873,1 148,3 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/8 440 413/9 200 200 56,1 10,0 10,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5672,4 2427,3 146,4 67,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/11 440 404/12 300 300 57,5 46,9 46,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7400,2 3170,2 147,6 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/21А 24 404/22А 250 250 96,2 48,2 48,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 11199,5 4782,1 147,9 67,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #2184 460 #2186 200 200 62,1 20,6 20,6 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 6403,0 2741,3 148,8 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10 450 549/13 400 400 73,7 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11040,5 4722,7 148,5 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 #756 440 428/1А 100 100 18,3 9,8 9,8 0,1 0,1 3,0 2,8 0,4 0,4 1334,0 571,5 148,1 67,6

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/28-4 460 622/28-5 200 200 111,1 41,7 41,6 0,2 0,2 1,4 1,4 0,4 0,4 11383,1 4874,9 148,0 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/41-3 440 Уз6/41-4 150 150 46,1 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3577,8 1525,5 138,2 63,5
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1.2.3_ДТЕЦ4 450 529А 450 Пт-529А 200 200 122,1 52,9 52,8 0,3 0,3 2,3 2,2 0,5 0,5 12635,8 5418,4 149,7 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/27 440 409/28 300 300 48,4 85,3 85,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 6245,9 2676,0 148,3 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 42 УЗ Крак.5 42 216/6 250 250 106,9 27,1 27,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12530,2 5352,5 148,8 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/36 440 Уз6/39 250 250 36,1 13,8 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4148,5 1776,5 149,5 64,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 425 440 426 600 600 97,7 335,5 333,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 19570,1 8385,9 148,8 67,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19-4 440 409/19-3 400 400 102,0 34,5 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 15239,1 6511,2 148,6 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 24 /26-3-13 24 /26-3-12 250 250 92,3 179,3 179,0 0,8 0,7 8,2 7,7 1,1 1,0 10858,9 4653,1 149,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 46 612 460 615 800 800 317,7 1504,2 1495,3 0,4 0,4 1,3 1,2 0,9 0,8 79773,9 34184,0 149,7 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19-2А 440 БН_Сан23 100 100 27,3 10,8 10,8 0,1 0,1 3,7 3,4 0,4 0,4 1988,9 853,3 147,9 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 М23 ТМ-1 Колл. М23 ШП 101А 400 400 116,0 14,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16752,8 7156,4 147,2 63,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/13 460 622/14 600 600 190,6 1040,2 1036,3 0,5 0,5 2,8 2,6 1,1 1,0 38483,4 16491,3 149,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/12-2 24 409/12-1 400 400 29,0 102,6 102,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4354,7 1866,1 149,3 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 436/2 440 436/3 300 300 56,0 78,6 78,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 7214,7 3091,3 147,8 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 526/1 24 409/7-12 250 250 125,7 108,5 107,9 0,4 0,4 3,0 2,8 0,7 0,6 14804,6 6323,0 149,7 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/11 24 409/12 400 400 48,8 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7104,6 3137,3 143,4 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 446 #7 446 #8 300 300 49,1 115,3 115,2 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 6385,7 2736,3 149,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/6 450 539/7 400 400 89,4 106,1 105,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 13436,2 5750,0 149,2 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #13 460 #14 300 300 140,9 34,8 34,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 18271,6 7819,6 149,3 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/7-3 42 210/7-4 250 250 73,1 67,5 67,5 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,4 8613,5 3690,2 149,3 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/36ПР28 446 404/3-6 150 150 17,3 9,0 9,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 1454,8 620,4 148,5 68,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 БН_Сан23 440 /19-2А-1 100 100 53,3 10,8 10,8 0,2 0,2 3,7 3,4 0,4 0,4 3891,6 1666,2 147,7 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 536А/3 450 536А/4 250 250 134,6 122,1 122,1 0,5 0,5 3,8 3,6 0,8 0,7 15869,5 6798,9 149,6 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/7 450 555/7-1 300 300 48,1 99,4 99,3 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 6236,5 2674,9 148,8 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/3 440 434/4 300 300 128,9 53,3 53,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 16571,1 7077,2 147,9 67,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/14 446 404/3-4 300 300 47,0 37,1 37,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 6075,9 2598,8 148,8 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/26-5 24 409/26-4 400 400 217,5 112,8 112,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 32428,3 13887,1 149,0 67,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/4-9 440 419/4-8 150 150 22,7 10,6 10,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 1897,6 812,9 147,2 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 УТ7 24 УТ4 400 400 178,8 45,6 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 26622,5 11391,6 148,3 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/39 440 Уз6/40 250 250 70,6 13,8 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8098,4 3465,2 149,2 64,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/41 440 Уз6/41-1а 150 150 22,5 9,3 9,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 1855,6 801,0 147,2 68,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434 440 435 400 400 102,4 99,9 99,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 15267,5 6536,0 148,3 68,0

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-8 446 404/3-7 150 150 99,4 28,4 28,4 0,3 0,3 3,0 2,8 0,5 0,5 8378,2 3587,8 149,2 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/1 440 419/2 300 300 127,6 114,3 114,1 0,2 0,2 1,3 1,2 0,5 0,5 16528,4 7080,9 149,0 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10-2 450 539/10-3 150 150 58,8 32,0 32,0 0,2 0,2 3,8 3,6 0,5 0,5 4950,8 2116,9 148,4 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-9 24 409/26-5 400 400 72,0 112,8 112,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 10734,2 4599,2 149,1 67,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/3 440 411/4 200 200 55,4 70,3 70,2 0,2 0,2 4,1 3,8 0,7 0,6 5702,6 2443,4 149,2 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 24 /26-3-12 24 /26-3-11 250 250 62,3 179,2 179,0 0,5 0,5 8,2 7,7 1,1 1,0 7329,4 3140,9 149,3 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/7А 440 411/7-1 125 125 54,5 16,6 16,6 0,1 0,1 2,7 2,5 0,4 0,4 4411,7 1889,4 148,7 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6 42 СТРОИТ.12 150 150 63,9 52,1 52,1 0,7 0,6 10,2 9,6 0,9 0,8 5423,3 2325,8 149,7 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/26 440 409/25 300 300 40,7 22,2 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5240,0 2208,0 148,4 64,4

1.2.3_ДТЕЦ4 43 #7 43 #8 400 400 194,2 612,7 612,1 1,6 1,5 8,2 7,6 1,5 1,4 29347,7 12576,0 149,7 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/3 440 419/3А 200 200 85,9 90,9 90,8 0,6 0,6 6,8 6,4 0,9 0,8 8833,7 3784,9 148,8 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/3 450 СЭВС31 200 200 22,9 132,7 132,7 0,3 0,3 14,6 13,7 1,3 1,2 2363,3 1015,0 149,2 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/11 450 555/11-2 200 200 197,8 66,4 66,4 0,7 0,7 3,6 3,4 0,6 0,6 20389,1 8734,1 148,8 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/2 450 535/2А 400 400 58,8 533,5 532,7 0,4 0,3 6,2 5,8 1,3 1,2 8870,0 3801,3 149,6 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-2-7 450 539/3-2-8 100 100 31,0 21,2 21,2 0,4 0,4 14,1 13,3 0,8 0,8 2285,0 979,0 149,0 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/25 440 409/24А 300 300 59,2 22,2 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7490,3 3207,2 148,2 64,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/22А 24 404/23А 250 250 16,0 48,2 48,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 1855,8 795,3 147,6 68,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-8 450 539/3-9 400 400 70,2 112,9 112,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 10510,7 4490,4 149,1 67,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/24А 440 409/24 300 300 176,9 22,2 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 22356,5 9554,9 147,8 65,0
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1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/11 450 538/12 800 800 35,7 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2102,5 901,1 35,1 20,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/3 460 601А/4 500 500 185,3 168,6 167,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 32471,9 13906,5 149,3 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 215/1 42 215/1А 300 300 26,0 160,1 160,0 0,1 0,1 2,5 2,4 0,7 0,6 3393,7 1454,1 149,5 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 43 307 43 307/1 150 150 76,9 43,5 43,4 0,5 0,5 7,1 6,6 0,7 0,7 6527,0 2796,4 149,7 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/2а-2 450 СЭВС42 300 300 37,1 208,1 208,1 0,2 0,1 4,3 4,0 0,9 0,8 4842,8 2075,4 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #24 460 #25 600 600 25,1 1040,3 1036,2 0,1 0,1 2,8 2,6 1,1 1,0 5061,6 2169,2 149,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 620 460 620-БН 150 150 40,1 13,1 13,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 3391,1 1456,1 149,5 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 42 212/4 42 212/5 200 200 139,4 74,1 74,1 0,6 0,6 4,5 4,3 0,7 0,7 14441,2 6185,9 149,4 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 428/1б 440 #756 100 100 42,9 9,8 9,8 0,1 0,1 3,0 2,8 0,4 0,4 3124,8 1338,1 148,4 67,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10-4 450 539/10-5а 100 100 79,6 32,0 32,0 2,6 2,4 32,3 30,3 1,2 1,2 5822,1 2493,9 148,1 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 426/6 440 426/7 200 200 42,6 15,6 15,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4276,9 1831,6 145,0 67,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18-3 42 208/18-2 200 200 42,7 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3637,3 1558,8 133,8 47,2

1.2.3_ДТЕЦ4 43 309/2Б 43 309/3 125 125 63,7 27,2 27,2 0,5 0,4 7,2 6,8 0,7 0,6 5195,2 2221,1 149,2 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-11 24 409/7-10 250 250 112,5 108,5 108,0 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,6 13201,8 5656,1 149,5 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/1 460 601А/3 500 500 119,8 175,8 174,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 20999,1 8996,7 149,4 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6А-2А 42 208/6А-2Б 200 200 28,8 129,4 129,4 0,4 0,4 13,8 13,0 1,2 1,2 2990,4 1281,5 149,5 69,8

1.2.3_ДТЕЦ4 43 302/1Б 43 302/2Б 300 300 106,2 92,1 92,0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,4 0,4 13877,2 5945,0 149,8 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-6 460 404/34ПР30 200 200 41,4 9,0 9,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4238,1 1814,0 148,4 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/14 460 622/15 600 600 133,9 1040,0 1036,5 0,4 0,3 2,8 2,6 1,1 1,0 27043,8 11589,4 149,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/7 450 555/8 400 400 97,9 21,6 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 14677,6 6250,8 148,8 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/2-2А 440 434/2-2А-1 100 100 132,8 6,2 6,2 0,2 0,2 1,2 1,1 0,2 0,2 9713,2 4118,2 148,0 68,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/3 24 409/2 400 400 85,5 17,5 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12759,1 5437,4 148,0 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/2 440 411/3 200 200 37,2 70,3 70,2 0,2 0,1 4,1 3,8 0,7 0,6 3832,5 1642,3 149,3 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/4 24 409/3 400 400 109,9 61,5 61,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 16438,8 7030,1 148,2 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/1 450 535/2 400 400 13,8 533,5 532,7 0,1 0,1 6,2 5,8 1,3 1,2 2082,9 892,7 149,6 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/28-3 460 622/28-4 200 200 111,1 41,7 41,6 0,2 0,2 1,4 1,4 0,4 0,4 11387,4 4876,7 148,3 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/9А 24 404/11А 400 400 273,6 293,9 292,9 0,5 0,5 1,9 1,8 0,7 0,7 40987,5 17559,5 149,0 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 436/3 440 СТВППОЛІС4 100 100 102,1 16,1 16,1 0,8 0,8 8,1 7,7 0,6 0,6 7453,8 3189,1 147,7 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #25 460 622/13 600 600 160,5 1040,3 1036,2 0,4 0,4 2,8 2,6 1,1 1,0 32419,3 13892,8 149,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 СЕВС-15 450 546/4-1 200 200 56,5 55,8 55,8 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 5843,5 2503,7 149,3 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/2А 450 535/2а-2 300 300 132,4 208,1 208,1 0,6 0,5 4,3 4,0 0,9 0,8 17260,5 7410,5 149,6 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 #550 440 #833 100 100 84,8 3,1 3,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 6168,5 2629,2 148,2 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/1 440 404/2 300 300 120,8 98,2 97,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 15684,4 6719,0 149,7 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 215/1А 42 215/2 300 300 33,5 160,1 160,0 0,1 0,1 2,5 2,4 0,7 0,6 4374,2 1874,5 149,5 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 535/9 24 /26-3-13 250 250 18,6 179,3 179,0 0,2 0,1 8,2 7,7 1,1 1,0 2181,2 935,8 149,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/12-1 24 409/12 400 400 44,3 102,6 102,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6647,0 2844,3 149,3 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/1 450 546/2 400 400 72,1 281,5 280,8 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 10866,2 4656,5 149,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/2 440 419/3 300 300 42,1 90,9 90,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,4 0,4 5446,5 2331,6 148,9 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 212/1А 42 212/1 250 250 59,1 107,4 107,3 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,6 6968,1 2985,8 149,7 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 42 СМ(213/6А) 42 213/7 150 150 70,3 20,3 20,3 0,1 0,1 1,5 1,5 0,3 0,3 5928,6 2538,8 148,7 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/16А 24 404/17А 300 300 181,0 146,5 146,3 0,4 0,4 2,1 2,0 0,6 0,6 23365,3 10012,0 148,5 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 430 100 М23 ТМ-1 Колл. 400 400 157,9 14,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22897,2 9770,1 148,8 62,6

1.2.3_ДТЕЦ4 43 307/1А 43 307/2А 200 200 41,8 53,6 53,6 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 4336,1 1857,9 149,6 69,8

1.2.3_ДТЕЦ4 460 ТП608/13 460 608/14 300 300 44,5 37,1 37,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 5763,9 2469,2 148,9 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/11 450 БН101 250 250 108,5 85,8 85,7 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,5 12717,3 5453,5 148,8 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 433 440 #780 100 100 22,7 48,6 48,6 1,7 1,6 74,2 69,7 1,9 1,8 1660,1 714,5 148,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/23А 24 404/24А 250 250 96,0 48,2 48,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 11133,9 4768,7 147,6 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6А-2 42 208/6А-2А 200 200 103,2 129,4 129,4 1,4 1,3 13,8 13,0 1,2 1,2 10711,7 4589,6 149,6 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 436/1 440 436/2 300 300 92,6 78,6 78,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 11931,7 5111,2 147,9 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/28 440 409/29 300 300 183,0 85,2 85,3 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 23622,8 10116,5 148,2 68,7
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1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/29 460 6П-3 700 700 99,7 472,1 471,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,4 0,3 22419,0 9606,9 148,6 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 428 440 428/1б 100 100 33,7 9,8 9,8 0,1 0,1 3,0 2,8 0,4 0,4 2465,1 1052,0 148,6 67,4

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/20А 24 404/21А 250 250 88,5 109,7 109,5 0,3 0,3 3,1 2,9 0,7 0,6 10301,1 4413,6 148,0 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 557/6 450 549/5 400 400 32,8 63,7 63,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 4895,6 2105,6 147,9 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/7-2 450 ЦТП110 200 200 39,7 59,6 59,6 0,1 0,1 2,9 2,8 0,6 0,5 4098,3 1756,1 148,7 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/3 450 549/4 400 400 49,5 124,7 124,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 7441,3 3181,2 149,2 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 Вузол21 430 100 400 400 112,4 14,0 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16957,1 6987,6 150,0 61,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/7 440 413/8 150 150 80,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 6639,2 2840,2 147,1 67,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19-1А 440 409/19-1 300 300 53,4 22,3 22,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 6868,7 2935,8 147,7 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 43 304 43 #7 400 400 127,4 612,8 612,1 1,0 1,0 8,2 7,6 1,5 1,4 19251,2 8250,6 149,8 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/4-2 440 419/4-1-1 100 100 59,5 9,3 9,3 0,2 0,2 2,7 2,6 0,4 0,3 4342,3 1858,6 147,6 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/1 440 411/2 200 200 48,8 70,3 70,2 0,2 0,2 4,1 3,8 0,7 0,6 5039,3 2154,7 149,3 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 СТРОИТ.12Б 42 208/6-2А 150 150 22,4 52,1 52,1 0,2 0,2 10,2 9,6 0,9 0,8 1897,0 812,9 149,4 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 /5-3-2-1 440 5-3-2 100 100 125,0 11,8 11,8 0,5 0,5 4,4 4,1 0,5 0,4 8977,7 3839,5 145,6 67,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/24 440 409/23 300 300 81,7 22,1 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10300,2 4408,7 146,8 65,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 416/2 440 416/3 200 200 105,3 101,6 101,0 0,9 0,8 8,5 7,9 1,0 0,9 10829,6 4639,9 149,0 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/7 450 546/8 300 300 256,3 39,9 39,5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 33340,4 14213,2 149,1 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/1 450 555/2 400 400 49,3 288,0 287,8 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,6 7417,4 3178,7 149,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/13 450 СЭВС31А 150 150 61,2 67,5 67,5 1,0 1,0 17,1 16,0 1,2 1,1 5142,2 2206,9 148,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/4 450 538/5 800 800 214,3 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36131,3 15484,8 100,5 48,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/28-2в 460 622/28-3 200 200 43,5 41,7 41,6 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 4463,6 1912,4 148,4 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/8А 24 404/8Б 400 400 182,3 304,5 303,2 0,4 0,3 2,0 1,9 0,7 0,7 27330,8 11710,4 149,1 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6А-2Б 42 ЦТПМИРУ9 200 200 4,6 129,4 129,4 0,1 0,1 13,8 13,0 1,2 1,2 481,4 206,3 149,5 69,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/41-2 440 Уз6/41-3 150 150 107,7 2,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8462,6 3583,5 142,3 62,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 БН_ 440 /5-3-2-1 100 100 17,1 11,8 11,8 0,1 0,1 4,4 4,1 0,5 0,4 1230,0 527,0 145,7 67,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/41-1а 440 БН_Бутлер1 80 80 88,9 9,3 9,3 0,8 0,7 8,8 8,3 0,6 0,5 5765,0 2466,5 147,0 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/8Б 24 404/9А 400 400 167,5 294,0 292,8 0,3 0,3 1,9 1,8 0,7 0,7 25109,2 10756,7 149,0 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407/12 440 407/13 250 250 39,7 30,8 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4515,7 1934,5 144,4 67,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/4 440 404/5 300 300 26,0 98,2 97,9 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 3370,9 1444,6 149,3 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/6А 440 413/7 150 150 35,7 10,0 10,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2967,7 1270,9 147,4 67,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/10Б 440 404/11 300 300 133,9 47,0 46,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 17251,6 7386,2 148,0 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/5 450 538/6 800 800 50,2 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5589,1 2395,3 66,4 33,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/11-2 450 СТВС15 200 200 11,0 66,4 66,4 0,0 0,0 3,6 3,4 0,6 0,6 1134,4 486,1 148,5 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 426/5 440 426/6 200 200 97,1 15,6 15,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 9769,8 4179,8 145,6 67,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/7 42 210/8 400 400 135,7 359,9 358,0 0,4 0,4 2,8 2,6 0,9 0,8 20476,1 8774,9 149,5 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/6 440 411/7 200 200 37,4 68,3 68,2 0,1 0,1 3,9 3,6 0,7 0,6 3853,3 1651,2 148,9 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/13 460 ТП608/13 300 300 9,1 37,1 37,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 1172,8 502,6 149,0 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533 450 533/1б 250 250 65,0 190,5 190,4 0,6 0,6 9,3 8,7 1,2 1,1 7649,5 3287,5 149,7 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 42 215 42 215/1 300 300 70,7 204,5 204,4 0,3 0,3 4,1 3,9 0,9 0,8 9218,8 3953,3 149,6 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 П-609 450 517 1000 1000 84,0 3544,2 3518,0 0,2 0,2 2,2 2,1 1,4 1,3 24757,6 10610,2 149,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 552/1-1 450 552/1-4 150 150 30,9 71,0 71,0 0,6 0,5 18,9 17,7 1,2 1,1 2611,6 1119,1 149,0 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6А-1 42 208/6А-2 200 200 62,9 134,2 134,2 0,9 0,9 14,9 14,0 1,3 1,2 6525,8 2796,4 149,6 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 43 309 43 309/1 300 300 54,8 190,9 190,8 0,2 0,2 3,6 3,4 0,8 0,8 7149,3 3063,7 149,5 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/26-3-3 445 СТВС-12 200 200 33,4 48,1 48,1 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 3433,1 1471,1 148,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 426 440 #550 150 150 20,1 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1685,0 718,3 148,7 67,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 436 440 436/1 300 300 63,3 84,7 84,6 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 8145,7 3495,9 148,0 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/4 42 208/4-4 1000 1000 52,7 70,3 70,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15572,9 6679,4 149,8 69,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/2 450 555/1-8а 150 150 27,9 115,7 115,7 1,4 1,3 50,1 47,0 2,0 1,9 2360,2 1012,8 149,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/26-3-7 440 409/26-3-6 250 250 120,8 104,4 104,2 0,3 0,3 2,8 2,6 0,6 0,6 14185,0 6077,1 149,0 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/18 440 409/19 300 300 78,4 22,4 22,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 10131,2 4323,8 148,3 68,4
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1.2.3_ДТЕЦ4 450 533/5 450 533/6 300 300 60,2 196,5 196,0 0,2 0,2 3,8 3,6 0,8 0,8 7816,1 3349,4 149,4 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-1 24 409/7 250 250 100,6 72,4 72,1 0,1 0,1 1,3 1,3 0,4 0,4 11758,9 5043,7 148,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 602 460 603 800 800 127,0 1790,0 1777,3 0,2 0,2 1,8 1,7 1,1 1,0 31907,2 13673,8 149,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/3 450 535/4 400 400 57,3 325,3 324,7 0,1 0,1 2,3 2,2 0,8 0,7 8634,5 3700,2 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 436/4 440 #807 300 300 20,7 62,5 62,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 2658,7 1139,3 147,5 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/12 450 БН100 250 250 81,8 60,2 60,2 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,3 9592,6 4113,5 148,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 426 440 427 400 400 63,9 316,7 315,4 0,1 0,1 2,2 2,0 0,8 0,7 9537,0 4089,1 148,7 68,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/10 460 #24 600 600 128,3 1040,4 1036,1 0,4 0,3 2,8 2,6 1,1 1,0 25915,7 11106,0 149,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 446 #8 460 608/12-5 300 300 93,4 92,5 92,4 0,1 0,1 0,8 0,8 0,4 0,4 12140,4 5198,5 149,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 43 309/2 43 309/2А 300 300 134,6 113,2 113,2 0,2 0,2 1,3 1,2 0,5 0,5 17555,6 7517,1 149,5 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/2 440 434/2-2А 100 100 60,4 43,3 43,3 3,6 3,3 58,9 55,3 1,7 1,6 4408,2 1892,5 148,1 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/5 440 404/6 300 300 56,8 98,2 97,9 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 7371,8 3158,7 149,2 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/26А 24 404/27А 250 250 57,4 48,2 48,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 6646,8 2847,6 147,0 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 428 24 428/2 250 250 261,3 6,5 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30459,4 12704,5 148,6 67,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 435 440 436 400 400 106,2 95,6 95,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 15809,0 6772,6 148,2 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/33ПР34 446 404/3-3 200 200 62,0 46,1 46,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 6353,7 2722,0 148,1 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/12 24 409/13 400 400 78,7 106,7 106,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 11796,9 5054,3 148,9 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 БН107 450 552/1-1 150 150 17,0 71,0 71,0 0,3 0,3 18,9 17,7 1,2 1,1 1440,0 617,1 149,1 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413А 440 414 800 800 35,9 719,9 715,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 8950,4 3835,7 149,3 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/4-1 440 419/4-2 100 100 62,9 9,3 9,3 0,2 0,2 2,7 2,6 0,4 0,3 4593,4 1966,7 148,1 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/10 460 608/11 300 300 30,1 205,0 204,7 0,1 0,1 4,1 3,9 0,9 0,8 3916,4 1678,4 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-5 24 409/7-4 250 250 101,9 72,4 72,1 0,1 0,1 1,3 1,3 0,4 0,4 11941,4 5109,2 148,8 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/12 440 404/13 300 300 54,5 46,9 46,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7013,6 3004,6 147,5 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-9-43 446 #7 300 300 31,7 115,3 115,2 0,0 0,0 1,3 1,2 0,5 0,5 4126,7 1768,4 149,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/2-2А-1 С/ш № 217 100 100 24,9 6,2 6,2 0,0 0,0 1,2 1,1 0,2 0,2 1804,7 772,8 146,4 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3222 450 539/3223 80 80 144,4 18,6 18,6 5,1 4,8 35,2 33,1 1,1 1,1 9507,3 4069,0 149,1 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/8 440 411/9 150 150 84,3 36,7 36,7 0,4 0,4 5,0 4,7 0,6 0,6 7101,1 3042,1 148,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19А-2 440 409/19А-2А 150 150 24,3 19,7 19,7 0,0 0,0 1,5 1,4 0,3 0,3 1966,3 842,4 143,1 66,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/8В 42 208/18-8 200 200 13,6 77,7 75,9 0,1 0,1 5,0 4,5 0,7 0,7 1406,7 602,8 148,9 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 414 440 415 500 500 73,7 719,9 715,8 0,3 0,2 3,5 3,2 1,1 1,0 12883,0 5521,0 149,3 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/1 440 ТПБор32а 300 300 63,3 16,9 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8149,1 3494,6 148,1 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 212 42 212/1А 250 250 48,4 107,4 107,3 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 5710,6 2447,8 149,7 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 427 440 428 400 400 119,1 316,7 315,4 0,3 0,2 2,2 2,0 0,8 0,7 17773,1 7615,9 148,7 68,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/4 440 419/4ТВ 150 150 35,6 19,9 19,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 2988,8 1276,8 148,5 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-10 24 409/7-9А 250 250 129,0 108,5 108,0 0,4 0,4 3,0 2,8 0,7 0,6 15135,8 6484,4 149,4 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-7 450 539/3-8 400 400 58,7 162,7 162,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 8800,2 3764,5 149,2 68,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 551/3 450 551/4 400 400 56,0 218,4 218,1 0,1 0,1 1,0 1,0 0,5 0,5 8415,8 3606,4 149,2 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/4 450 549/5 400 400 20,6 124,6 124,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 3083,4 1318,8 149,1 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 ШО3 24 401 700 700 120,0 1581,3 1568,9 0,3 0,3 2,9 2,7 1,2 1,2 27039,8 11587,9 149,9 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 420 200 42 201А 600 600 157,6 1984,9 1979,3 1,6 1,5 10,2 9,5 2,1 2,0 31990,9 13709,8 150,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/2 440 434/3 300 300 87,4 91,5 91,3 0,1 0,1 0,8 0,8 0,4 0,4 11250,9 4815,6 148,1 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539 450 539/1 400 400 103,0 612,2 610,4 0,8 0,8 8,1 7,6 1,5 1,4 15503,2 6641,6 149,6 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19-2А 440 409/19-2 400 400 58,6 23,7 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8729,1 3734,6 147,9 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 415 440 416 500 500 89,7 719,8 715,8 0,3 0,3 3,5 3,2 1,1 1,0 15688,0 6723,0 149,3 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/8 450 555/9 400 400 104,0 21,5 21,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 15506,3 6632,6 148,1 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608 П-609 800 800 93,3 1504,9 1494,6 0,1 0,1 1,3 1,2 0,9 0,8 23438,3 10045,7 149,8 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407/1 440 #886 250 250 85,7 31,0 30,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 9924,7 4227,4 148,9 65,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/7 450 539/8 400 400 178,1 106,0 105,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 26713,5 11440,9 149,0 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/23 440 409/22 300 300 125,4 22,1 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 15783,7 6751,1 146,4 65,5

1.2.3_ДТЕЦ4 24 УЗШ5 24 Ш5 800 800 62,9 996,5 989,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 0,6 15712,6 6733,7 149,5 68,3
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1.2.3_ДТЕЦ4 440 436 440 439 300 300 283,3 10,8 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36449,8 15271,6 148,0 66,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/3 450 538/4 800 800 12,8 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2202,4 943,9 102,6 49,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/26-3-6 440 409/26-3-5 250 250 52,5 48,1 48,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 6163,4 2636,6 148,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/30 460 #33 300 300 72,5 228,7 228,6 0,4 0,4 5,1 4,8 1,0 0,9 9397,3 4028,7 148,5 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/14 450 549/15 400 400 32,6 98,7 98,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4863,1 2083,9 147,9 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/9А 450 549/10 300 300 55,8 161,1 160,6 0,1 0,1 2,6 2,4 0,7 0,6 7223,7 3094,6 148,5 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19А-2А 440 409/19А-3 150 150 56,1 19,7 19,7 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 4546,4 1947,2 143,0 66,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/10 42 208/11 300 300 46,4 165,9 167,2 0,1 0,1 2,7 2,6 0,7 0,7 6033,1 2585,4 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3 450 539/3-1 400 400 64,7 411,2 410,2 0,2 0,2 3,7 3,4 1,0 0,9 9741,2 4173,9 149,5 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/2 450 538/3 800 800 9,8 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1708,6 732,2 104,1 49,8

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210 42 211 600 600 140,5 631,4 630,1 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,6 28493,1 12207,2 149,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/18-2 440 БН-409/30 200 200 15,2 98,6 98,5 0,1 0,1 8,0 7,5 0,9 0,9 1553,7 666,1 147,5 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 П-609 46 612 800 800 454,1 1504,8 1494,7 0,6 0,5 1,3 1,2 0,9 0,8 114028,4 48859,4 149,8 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 #780 440 #781 100 100 45,2 48,6 48,6 3,4 3,2 74,2 69,7 1,9 1,8 3317,4 1421,5 148,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 401/5 440 401/6 250 250 222,7 87,2 87,0 0,4 0,4 1,9 1,8 0,5 0,5 26245,1 11238,9 149,5 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 Вузол21 420 200 600 600 113,9 1985,0 1979,2 1,2 1,1 10,2 9,5 2,1 2,0 23075,3 9911,9 150,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 46 6П-1 460 #23 600 600 34,4 1040,5 1036,0 0,1 0,1 2,8 2,6 1,1 1,0 6945,0 2976,4 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 532А/2 450 532А/2-1 300 300 51,4 79,6 79,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 6694,9 2874,6 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/5 440 434/5-1 150 150 77,0 11,8 11,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 6413,5 2727,5 147,4 66,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601 460 602 800 800 156,6 1790,2 1777,1 0,3 0,3 1,8 1,7 1,1 1,0 39326,7 16853,3 149,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 433 440 434 400 400 102,5 251,6 250,8 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 15291,8 6547,0 148,4 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 ЦТП_Россош 440 426/2 200 200 70,0 15,6 15,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 7067,6 3025,2 147,0 66,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/7 440 404/10 300 300 188,7 47,0 46,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 24459,4 10430,7 148,9 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #26 460 622/16А 600 600 74,6 1039,9 1036,6 0,2 0,2 2,8 2,6 1,1 1,0 15071,5 6459,0 149,1 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/10 440 404/10А 300 300 95,5 47,0 46,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12313,0 5273,3 148,4 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10-1а 450 СЭВС145 150 150 26,0 71,2 71,1 0,5 0,5 19,0 17,8 1,2 1,1 2189,4 937,8 148,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10-13 450 539/10-14 100 100 24,4 29,5 29,5 0,7 0,6 27,4 25,7 1,1 1,1 1794,7 769,0 148,5 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411 440 412 800 800 97,3 801,7 796,8 0,0 0,0 0,4 0,3 0,5 0,4 24288,2 10404,7 149,4 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622 460 622/1 600 600 51,0 1041,1 1035,4 0,1 0,1 2,8 2,6 1,1 1,0 10309,5 4418,2 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 Ш5 440 407 800 800 51,5 996,5 990,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 0,6 12861,8 5512,0 149,5 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 #807 440 СТВПБор38 300 300 64,8 62,5 62,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 8343,3 3574,4 147,5 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19-4 440 409/19-5 400 400 130,5 16,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19504,4 8323,9 148,6 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 557/3 450 557/4 400 400 27,9 63,8 63,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 4181,5 1785,5 148,8 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/9 450 538/10 800 800 17,3 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1109,7 475,6 38,3 21,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 213/3 42 213/4 150 150 21,1 20,3 20,3 0,0 0,0 1,5 1,5 0,3 0,3 1783,2 764,0 149,3 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/5 450 549/6 300 300 39,1 188,4 187,8 0,1 0,1 3,5 3,3 0,8 0,8 5062,5 2169,5 148,7 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/7-2 42 210/7-3 250 250 48,4 67,5 67,5 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,4 5698,9 2441,8 149,4 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 552 450 552/1 250 250 94,6 71,0 71,0 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 11109,4 4768,9 149,3 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 216/7 42 216/8 200 200 60,9 27,1 27,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 6251,5 2677,5 148,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/14-3 440 ТПРос42/15 100 100 148,8 30,6 30,6 4,4 4,1 29,4 27,6 1,2 1,1 10929,5 4679,6 148,6 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #31 460 622/31-1А 250 250 82,7 41,6 41,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 9650,9 4133,5 148,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 43 #6 43 304 400 400 44,2 646,5 645,8 0,4 0,4 9,1 8,5 1,6 1,5 6679,7 2862,6 149,8 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/28 460 622/29 700 700 48,4 472,2 471,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,4 0,3 10877,5 4662,4 148,7 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 42 216/5 42 УЗ Крак.5 250 250 97,1 50,8 50,7 0,1 0,1 0,7 0,6 0,3 0,3 11404,9 4878,4 149,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 417 440 #472 80 80 55,8 5,4 5,4 0,2 0,2 3,0 2,8 0,3 0,3 3657,4 1571,1 149,2 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 CD2 622/27 460 622/28 700 700 246,3 585,7 584,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 55391,1 23733,0 148,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/24А 24 404/25А 250 250 64,2 48,2 48,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 7437,6 3186,2 147,4 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 НС17ВХ 46 6П-1 600 600 41,0 1040,5 1036,0 0,1 0,1 2,8 2,6 1,1 1,0 8288,5 3552,1 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #23 460 622/9 600 600 18,9 1040,4 1036,1 0,1 0,0 2,8 2,6 1,1 1,0 3811,8 1633,6 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/7 450 549/8 300 300 61,5 188,4 187,8 0,2 0,2 3,5 3,3 0,8 0,8 7959,2 3410,7 148,6 68,7
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1.2.3_ДТЕЦ4 24 /26-3-10А 24 409/26-3-9 250 250 67,0 104,4 104,2 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,6 7876,2 3370,6 149,2 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 43 307/1 43 307/1Б 100 100 24,5 43,5 43,5 1,5 1,4 59,4 55,8 1,7 1,6 1812,7 776,8 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/14ТВ 440 409/16 400 400 86,7 76,1 76,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 12985,2 5560,2 148,7 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/2 450 549/3 400 400 158,1 257,4 256,8 0,2 0,2 1,4 1,3 0,6 0,6 23790,2 10193,3 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/4 440 413/5 150 150 29,3 10,0 10,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2467,3 1045,6 148,8 66,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/6 450 549/7 300 300 18,8 188,4 187,8 0,1 0,1 3,5 3,3 0,8 0,8 2434,0 1043,1 148,6 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 215/3 42 215/3А 300 300 26,9 160,1 160,1 0,1 0,1 2,5 2,4 0,7 0,6 3511,7 1504,9 149,4 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/2 24 409/2-1 80 80 30,2 17,5 17,5 0,9 0,9 30,9 29,1 1,0 1,0 1960,3 839,9 147,2 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/1 460 622/2 600 600 263,2 1041,0 1035,4 0,7 0,7 2,8 2,6 1,1 1,0 53195,2 22794,8 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 43 302/2Б 43 302/3В 300 300 111,6 92,0 92,0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,4 0,4 14573,1 6243,0 149,7 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/12 460 608/13 300 300 105,9 37,1 37,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 13779,5 5877,4 149,3 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/1 450 539/2 400 400 140,5 612,2 610,5 1,1 1,1 8,1 7,6 1,5 1,4 21147,9 9062,6 149,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/9 460 622/10 600 600 78,9 1040,4 1036,1 0,2 0,2 2,8 2,6 1,1 1,0 15943,9 6832,8 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 24 407/7-7 24 409/7-7А 250 250 56,7 108,4 108,0 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,6 6646,2 2847,9 148,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 4П-2" 440 420А 700 700 43,5 433,2 431,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 9757,1 4180,7 149,0 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-1 450 539/3-2 400 400 104,7 411,2 410,2 0,4 0,4 3,7 3,4 1,0 0,9 15751,9 6750,1 149,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 #886 440 407/1А 250 250 47,8 30,9 30,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5496,9 2354,7 148,6 65,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/6 440 404/7 300 300 185,2 98,1 97,9 0,2 0,2 1,0 0,9 0,4 0,4 24024,1 10289,3 149,1 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 42 ПР5 42 208/14 200 200 29,6 165,9 167,2 0,7 0,6 22,8 21,7 1,6 1,5 3054,9 1309,2 149,4 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/8 460 601А/8А 500 500 45,8 168,3 167,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 8011,3 3433,0 148,7 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/3 440 436/3-7 100 100 23,3 38,2 38,2 1,1 1,0 45,9 43,1 1,5 1,4 1696,3 729,5 147,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/8 42 210/8-1Б 200 200 45,2 79,9 78,1 0,2 0,2 5,3 4,7 0,8 0,7 4680,7 1999,2 149,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404 440 УЗ404 800 800 45,3 997,5 988,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 0,6 11325,6 4851,1 149,8 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533/6 24 409/10-3 300 300 152,0 196,5 196,1 0,6 0,5 3,8 3,6 0,8 0,8 19754,5 8463,9 149,3 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/2А 440 413/3 200 200 18,5 45,0 44,9 0,0 0,0 1,7 1,6 0,4 0,4 1910,3 817,2 148,9 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419 440 419А 700 700 125,9 443,2 440,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 28249,6 12099,0 149,1 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 412 440 413 800 800 107,3 801,6 796,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,5 0,4 26776,5 11474,6 149,3 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10-5а 450 539/10-5 100 100 91,1 32,0 32,0 2,9 2,8 32,2 30,3 1,2 1,2 6665,4 2855,0 147,9 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 460 617 460 618 800 800 62,2 1468,7 1461,5 0,1 0,1 1,2 1,1 0,9 0,8 15608,5 6689,2 149,6 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210 42 210/1 400 400 82,9 609,5 607,0 0,7 0,6 8,1 7,5 1,5 1,4 12532,2 5371,9 149,8 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 420А 440 420Б 700 700 10,4 433,2 431,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 2322,7 995,4 149,0 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/8-1Б 42 210/8-2Б 200 200 138,2 77,7 75,8 0,7 0,6 5,0 4,5 0,7 0,7 14279,3 6116,0 149,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 558 450 559 700 700 6,5 60,1 59,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1458,1 623,8 148,8 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-2 450 539/3-3 400 400 62,3 212,4 211,6 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 9368,1 4003,4 149,4 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/19 42 208/19А 200 200 36,6 82,4 82,3 0,2 0,2 5,6 5,3 0,8 0,7 3764,5 1613,2 148,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407/9 440 407/10 250 250 87,8 30,9 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10025,0 4292,6 145,8 66,7

1.2.3_ДТЕЦ4 43 309/1 43 309/2 300 300 63,5 165,0 164,9 0,2 0,2 2,7 2,5 0,7 0,7 8277,0 3546,2 149,5 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/4 450 555/5 400 400 31,6 172,3 172,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 4744,2 2033,1 148,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/10 450 549/11 300 300 87,0 161,1 160,6 0,2 0,2 2,6 2,4 0,7 0,6 11250,1 4820,6 148,5 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 557/4 450 557/5 400 400 276,2 63,8 63,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 41306,2 17671,8 148,8 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19-3 440 409/19-2А 400 400 62,8 34,5 34,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9359,7 4008,4 148,2 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 СЭВС145 450 539/10-2 150 150 82,9 71,2 71,1 1,6 1,5 19,0 17,8 1,2 1,1 6974,6 2988,3 148,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 УЗ404 440 УЗ405 800 800 183,3 997,4 989,0 0,1 0,1 0,6 0,5 0,6 0,6 71087,6 44374,1 149,8 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/2А 450 535/3 400 400 75,4 325,3 324,7 0,2 0,2 2,3 2,2 0,8 0,7 11367,1 4864,9 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407/1А 440 407/4 250 250 398,6 30,9 30,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 45841,5 19566,8 148,4 66,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/15 450 549/16 400 400 55,2 98,7 98,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8235,9 3528,9 147,9 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/15 42 208/16 300 300 80,4 114,6 115,9 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 10437,6 4472,2 149,3 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/13 440 409/14 400 400 24,4 106,7 106,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 3653,9 1565,8 148,8 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 420Б 440 421 700 700 49,9 433,2 431,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 11180,7 4791,4 149,0 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/27А 24 404/28А 250 250 91,6 48,2 48,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 10604,7 4542,2 146,8 68,4
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1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/5-2 440 419/5-3 125 125 28,1 31,1 31,1 0,3 0,3 9,4 8,9 0,8 0,7 2274,2 974,5 148,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 43 303 43 #6 400 400 75,9 646,6 645,8 0,7 0,6 9,1 8,5 1,6 1,5 11475,4 4917,8 149,8 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-3 446 404/3-2 200 200 58,7 46,1 46,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 6017,1 2577,8 148,0 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/7 42 208/8 300 300 43,2 223,7 224,9 0,2 0,2 4,9 4,7 1,0 0,9 5628,7 2412,1 149,6 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/12А 24 Н.О.25 400 400 175,0 214,4 213,7 0,2 0,2 1,0 0,9 0,5 0,5 26201,7 11210,9 148,7 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 531 450 532А 1000 1000 130,1 3170,4 3153,4 0,2 0,2 1,8 1,7 1,2 1,1 38328,4 16425,9 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #4 460 608/10 300 300 82,7 205,0 204,7 0,3 0,3 4,1 3,9 0,9 0,8 10759,2 4610,5 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/8-1 440 411/8-2 100 100 78,7 15,0 15,0 0,6 0,5 7,1 6,7 0,6 0,5 5774,1 2472,0 148,3 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/4 460 601А/4_ПЕР 400 400 17,9 168,5 167,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 2684,8 1150,6 149,1 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308/1А 43 308/1 200 200 117,6 324,6 324,5 10,2 9,6 87,1 81,7 3,1 2,9 12197,1 5226,8 149,6 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 559 450 559/1А 400 400 246,7 60,1 59,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 36958,3 15813,1 148,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/2 440 413/2А 200 200 96,7 81,5 81,4 0,5 0,5 5,5 5,2 0,8 0,7 9972,6 4272,5 149,1 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #30 CD2 622/27 700 700 69,5 585,8 584,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 15625,3 6696,1 148,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/13 450 555/12 400 400 93,0 258,2 257,7 0,1 0,1 1,4 1,4 0,6 0,6 13961,7 5982,7 148,9 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 421 440 422 700 700 77,1 433,1 431,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 17275,5 7403,0 149,0 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308/4А 43 308/5 150 150 93,8 134,0 134,0 6,3 5,9 67,2 63,1 2,3 2,2 7957,8 3409,9 149,4 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419А 440 4П-2" 600 600 10,4 443,1 440,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,4 2084,7 893,4 149,0 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/4ТВ 440 419/4-1 150 150 46,0 19,9 19,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 3856,6 1651,9 148,3 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #16 460 617 800 800 340,3 1469,1 1461,1 0,4 0,4 1,2 1,1 0,9 0,8 85435,7 36609,6 149,7 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6-1В 42 СТРОИТ.12Б 150 150 9,0 52,1 52,1 0,1 0,1 10,2 9,6 0,9 0,8 763,9 327,4 149,4 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/4-10 440 419/4-9 150 150 61,3 10,6 10,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 5125,7 2193,9 147,7 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/8 450 549/9 300 300 66,0 188,4 187,8 0,2 0,2 3,5 3,3 0,8 0,8 8539,2 3659,2 148,6 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/5 440 413/6 150 150 58,8 10,0 10,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4893,6 2094,5 148,5 66,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/2 450 539/3 400 400 67,4 612,1 610,5 0,5 0,5 8,1 7,6 1,5 1,4 10146,4 4348,3 149,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/5 24 409/4 400 400 91,1 136,4 136,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 13638,2 5841,6 148,3 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 43 302А 43 303 400 400 88,2 646,6 645,8 0,8 0,8 9,1 8,5 1,6 1,5 13324,5 5710,2 149,8 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-3 450 539/3-4 400 400 101,9 212,4 211,6 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 15283,9 6549,0 149,4 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 РД17ВЫХ 460 НС17ВХ 600 600 34,5 1040,5 1036,0 0,1 0,1 2,8 2,6 1,1 1,0 6967,5 2986,0 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/4_ПЕР 460 601А/5 500 500 19,4 168,5 167,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 3403,2 1458,4 149,1 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208 42 208/1 400 400 65,3 509,9 510,5 0,4 0,3 5,7 5,3 1,2 1,2 9873,6 4230,5 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/9 460 601А/10 500 500 110,6 149,9 149,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 19349,8 8287,9 148,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407А 440 408 800 800 66,2 912,8 907,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 16540,0 7086,1 149,5 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/14 440 409/14ТВ 400 400 90,1 106,7 106,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 13500,7 5784,0 148,8 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 42 216 42 СК-1 300 300 26,9 207,0 206,7 0,1 0,1 4,2 4,0 0,9 0,8 3508,7 1503,7 149,5 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 532А/2 450 532А/3 300 300 17,9 65,9 65,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 2332,4 997,0 149,5 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/10Б 24 409/11 400 400 81,1 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11895,8 5057,7 146,3 67,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-2-8 450 539/3-2-9 100 100 36,5 21,2 21,2 0,5 0,5 14,1 13,3 0,8 0,8 2691,7 1153,2 148,9 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 42 213/6 42 СМ(213/6А) 150 150 54,9 20,3 20,3 0,1 0,1 1,5 1,5 0,3 0,3 4628,5 1982,4 148,9 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-2 450 СЭВС144 250 250 61,1 198,7 198,7 0,6 0,6 10,1 9,5 1,2 1,1 7176,9 3084,5 149,4 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208А 42 209 700 500 82,6 1361,0 722,3 0,2 0,3 2,1 3,3 1,1 1,0 18714,8 8021,6 149,9 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/28-5 460 622/28-6 200 200 92,2 41,7 41,7 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 9441,7 4044,0 147,7 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/8 450 538/9 800 800 19,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1339,7 574,1 40,7 22,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407/10 440 407/11 250 250 199,9 30,9 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 22806,7 9754,3 145,5 67,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/8А 460 601А/9 500 500 104,7 168,3 167,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 18312,6 7846,0 148,7 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-7А 24 409/7-6 250 250 28,3 108,4 108,0 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 3318,5 1422,1 148,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/5 440 419/5-1 150 150 38,2 31,1 31,1 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 3216,5 1377,3 148,4 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/41 440 Уз6/41-1 150 150 37,6 2,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3103,9 1277,5 147,2 59,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 408 440 408А 800 800 20,0 912,7 907,1 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 4986,0 2136,8 149,4 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 408А 440 409 800 800 44,9 912,7 907,1 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 11218,3 4807,7 149,4 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 436/3-7 440 436/3-6 100 100 35,6 38,2 38,2 1,6 1,5 45,9 43,1 1,5 1,4 2604,6 1116,1 147,9 68,9

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1931



1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/3 440 413/4 150 150 81,9 45,0 44,9 0,6 0,6 7,6 7,1 0,8 0,7 6899,4 2955,7 148,9 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/5 460 601А/6 500 500 18,1 168,5 167,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 3171,9 1359,3 149,1 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/1 450 538/2 800 800 25,5 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4634,1 1986,0 108,3 51,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 216/6 42 216/7 200 200 83,3 27,1 27,0 0,1 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 8552,0 3662,0 148,3 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/12-5 460 #2183 300 300 112,8 79,1 79,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 14653,1 6274,5 149,0 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/7 440 411/8 150 150 138,0 51,7 51,7 1,4 1,3 10,0 9,4 0,9 0,8 11627,2 4981,0 148,8 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-9-1 446 404/3-9 150 150 68,9 43,4 43,3 0,5 0,5 7,1 6,6 0,7 0,7 5827,4 2496,6 149,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6А 42 208/6А-1 200 200 20,8 134,2 134,2 0,3 0,3 14,9 14,0 1,3 1,2 2155,9 925,3 149,7 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/17А 24 404/18А 300 300 75,3 109,7 109,5 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 9717,1 4159,1 148,3 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #19 460 622 800 800 83,6 1041,2 1035,3 0,1 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 20951,5 8978,8 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 532А 450 533 1000 1000 96,6 3024,7 3008,7 0,2 0,1 1,6 1,5 1,2 1,1 28458,1 12195,5 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308 43 309 400 400 90,1 191,0 190,8 0,1 0,1 0,8 0,7 0,5 0,4 13614,7 5831,3 149,6 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/28 460 622/28-1 250 250 52,2 113,3 113,2 0,2 0,2 3,3 3,1 0,7 0,7 6112,5 2617,2 148,7 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/7-1 440 411/7-2 100 100 41,0 16,6 16,6 0,4 0,3 8,7 8,2 0,6 0,6 3004,1 1286,8 148,4 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/4-3 450 546/4-4 150 150 87,9 55,8 55,8 1,0 1,0 11,7 11,0 1,0 0,9 7431,5 3183,8 149,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/10 24 409/10А 400 400 47,3 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7105,7 2982,9 149,1 66,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 УЗ405 440 Ш4 800 800 347,1 997,2 989,2 0,2 0,2 0,6 0,5 0,6 0,6 134556,1 84106,4 149,7 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/16 450 549/17 400 400 83,7 98,7 98,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12489,9 5351,0 147,8 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/9 450 549/9А 300 300 9,0 188,3 187,8 0,0 0,0 3,5 3,3 0,8 0,8 1165,6 499,5 148,5 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 416 440 416А 500 500 66,8 563,2 559,9 0,1 0,1 2,1 2,0 0,9 0,8 11678,3 5001,4 149,2 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 530 450 530А 1000 1000 135,1 3206,0 3188,0 0,2 0,2 1,8 1,7 1,2 1,2 39820,2 17065,2 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/3А 24 404/4А 400 400 296,7 305,0 303,3 0,6 0,6 2,0 1,9 0,7 0,7 44510,3 19068,4 149,4 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-9А 24 409/7-9 250 250 50,6 108,4 108,0 0,2 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 5932,4 2542,1 149,2 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/4-1 440 419/4-11 150 150 24,8 10,6 10,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2080,5 890,9 148,1 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 532А/3 450 532А/4 300 300 44,3 65,9 65,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 5750,6 2464,0 149,5 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-4 24 409/7-3 250 250 43,3 72,4 72,1 0,1 0,1 1,3 1,3 0,4 0,4 5065,5 2170,5 148,6 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 417А 440 418 800 800 107,1 557,7 554,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 26688,6 11436,5 149,2 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 410 440 411 800 800 118,0 912,6 907,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 0,5 29460,6 12624,9 149,4 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409 440 410 800 800 79,9 912,7 907,1 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 19948,0 8548,6 149,4 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/6 460 601А/7 500 500 96,8 168,5 167,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 16958,3 7265,9 149,0 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 42 213/4 42 213/5 150 150 21,8 20,3 20,3 0,0 0,0 1,5 1,5 0,3 0,3 1836,8 787,0 149,2 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/6 450 555/7 400 400 45,1 121,0 120,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 6771,5 2899,3 148,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/11 450 549/12 300 300 75,1 161,1 160,6 0,2 0,2 2,6 2,4 0,7 0,6 9714,7 4162,8 148,4 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/10 24 409/9 400 400 101,4 153,8 153,6 0,1 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 15221,9 6523,2 149,1 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 БН_ВДон1 440 #835 100 100 43,9 8,9 8,9 0,1 0,1 2,5 2,4 0,3 0,3 3191,9 1366,6 147,2 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 СЭВС144 450 539/3-2-7 125 125 109,5 21,2 21,2 0,5 0,5 4,4 4,1 0,5 0,5 8934,2 3816,8 149,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #2183 460 #2189 200 200 7,8 15,9 15,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 808,3 346,0 148,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 530А 450 531 1000 1000 124,4 3170,6 3153,2 0,2 0,2 1,8 1,7 1,2 1,1 36662,5 15711,6 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/4-9 450 546/4-10 150 150 124,3 99,8 99,8 4,6 4,4 37,3 35,0 1,7 1,6 10524,1 4509,1 149,2 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-7 446 404/36ПР28 150 150 108,3 28,4 28,4 0,3 0,3 3,0 2,8 0,5 0,5 9122,4 3906,2 148,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/2-1 24 БНЯлт9а 80 80 92,9 17,5 17,5 2,9 2,7 30,9 29,1 1,0 1,0 6040,9 2586,5 147,1 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 212/3 42 212/4 200 200 86,4 74,1 74,1 0,4 0,4 4,5 4,3 0,7 0,7 8952,5 3835,6 149,5 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/26-3-8 24 409/26-3-7 250 250 68,8 104,4 104,2 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,6 8077,4 3461,0 149,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/12-1 446 404/3-9-43 300 300 53,2 115,3 115,2 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 6919,2 2964,9 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 559/3А 450 559/4А 400 400 30,6 60,1 60,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4579,1 1962,1 148,0 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 621 460 #19 800 800 6,0 1041,2 1035,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 1503,9 644,5 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/6 42 210/6А 400 400 35,8 459,6 457,5 0,2 0,2 4,6 4,3 1,1 1,0 5397,3 2313,1 149,6 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411 440 411/1 200 200 36,1 110,7 110,6 0,4 0,3 10,1 9,5 1,1 1,0 3718,6 1597,7 149,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 615/2 460 615/3 300 300 67,1 34,7 34,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8683,4 3719,0 148,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 422 440 422/1 150 150 54,2 88,5 88,5 1,6 1,5 29,3 27,5 1,5 1,4 4551,0 1961,5 148,9 69,3
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1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-9-3 446 404/3-9-4 150 150 34,5 16,5 16,4 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 2921,7 1251,6 149,3 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/5-1 440 434/5-2 150 150 57,3 11,8 11,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 4738,5 2028,5 146,8 66,9

1.2.3_ДТЕЦ4 43 304 43 304/1 150 150 118,8 33,8 33,7 0,5 0,5 4,3 4,0 0,6 0,5 10090,4 4314,0 149,8 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #14 460 615/2 300 300 93,8 34,8 34,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12150,9 5202,6 148,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/6 440 БН-РОСИЙ82 150 150 77,9 39,8 39,8 0,5 0,4 5,9 5,6 0,7 0,6 6556,6 2808,7 148,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/18 440 БН_Трос53 80 80 55,8 21,5 21,5 2,6 2,5 47,0 44,2 1,3 1,2 3656,9 1567,6 148,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/8 450 551/5 300 300 46,6 39,9 39,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 6030,2 2593,3 148,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/1-3 450 БН112 150 150 16,8 115,7 115,7 0,8 0,8 50,1 47,0 2,0 1,9 1422,7 609,7 148,9 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/2 450 546/3 400 400 90,2 281,4 280,8 0,2 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 13584,3 5821,1 149,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 428 440 429 400 400 93,5 300,4 299,2 0,2 0,2 2,0 1,8 0,7 0,7 13950,6 5980,6 148,6 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/21 440 409/20 300 300 71,2 19,8 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8937,6 3821,3 145,2 65,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 615/3 460 615/3КАУН3 200 200 51,7 34,7 34,7 0,1 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 5311,8 2275,5 148,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 426/2 440 426/3 200 200 81,2 15,6 15,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 8184,2 3502,5 146,5 66,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-6 24 409/7-5 250 250 43,1 108,4 108,0 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 5048,8 2163,5 148,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 552/1 450 БН107 250 250 43,2 71,0 71,0 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 5083,1 2178,1 149,1 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/8 42 208/10 300 300 81,6 166,0 167,1 0,2 0,2 2,7 2,6 0,7 0,7 10629,8 4550,3 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/27 Центр ЕМД та МК- підстанція № 80 80 18,2 5,2 5,2 0,1 0,0 2,8 2,6 0,3 0,3 1190,6 510,9 148,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10-1а 450 539/10-13 100 100 22,2 29,5 29,5 0,6 0,6 27,4 25,7 1,1 1,1 1627,8 698,3 148,5 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/22 440 409/21 300 300 78,7 22,1 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9882,3 4230,0 145,6 65,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 558 450 558/1 150 150 76,3 81,6 81,6 1,9 1,8 24,9 23,4 1,4 1,3 6435,5 2761,0 148,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/19 460 622/20 700 700 87,0 586,4 583,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 19600,5 8393,4 149,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 416А 440 417 500 500 51,3 563,2 559,9 0,1 0,1 2,1 2,0 0,9 0,8 8967,9 3843,2 149,2 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/9А 450 СЭВС32 100 100 95,3 27,2 27,2 2,2 2,1 23,3 21,9 1,0 1,0 6991,5 2999,2 148,5 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/7-1 450 СТВП-16 200 200 217,0 39,8 39,8 0,3 0,3 1,3 1,2 0,4 0,4 22368,3 9560,8 148,7 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/6А 42 210/7 400 400 151,1 459,6 457,5 0,7 0,6 4,6 4,3 1,1 1,0 22812,8 9775,6 149,6 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 43 309/2А 43 309/2Б 300 300 58,5 113,2 113,2 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 7623,3 3266,6 149,3 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 417 440 417А 500 500 16,8 557,7 554,5 0,0 0,0 2,1 1,9 0,9 0,8 2927,4 1254,5 149,2 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/14-2 440 409/14-3 100 100 17,9 30,6 30,6 0,5 0,5 29,4 27,6 1,2 1,1 1314,6 563,4 148,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/10-3 24 409/10-2 300 300 90,5 196,5 196,1 0,3 0,3 3,8 3,6 0,8 0,8 11756,8 5037,8 149,2 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/5-3 440 419/5-4 125 125 37,0 31,1 31,1 0,3 0,3 9,4 8,9 0,8 0,7 2989,1 1280,7 147,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/3 42 208/4 400 400 90,0 480,5 481,2 0,5 0,4 5,0 4,7 1,2 1,1 13590,9 5824,2 149,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-4 450 539/3-5 400 400 80,6 212,4 211,6 0,1 0,1 1,0 0,9 0,5 0,5 12091,3 5181,2 149,3 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 56 П538 450 538/1 800 800 228,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57136,2 24486,9 149,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/7-1Б 42 СТРОИТ.19 150 150 114,8 32,1 32,1 0,4 0,4 3,9 3,6 0,5 0,5 9731,2 4167,2 149,5 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 Вузол21 450 500 1000 1000 37,6 3546,7 3515,3 0,1 0,1 2,2 2,1 1,4 1,3 11104,8 4758,7 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/3 42 210/4 400 400 102,8 502,4 500,0 0,6 0,5 5,5 5,1 1,2 1,1 15526,4 6653,0 149,7 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/25А 24 404/26А 250 250 104,1 48,2 48,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 12057,2 5163,9 147,2 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 435/1 В/ч А-0476 МОУ (адмін.буд.) 100 100 37,7 4,3 4,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 2742,5 1173,3 147,3 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/3 450 555/4 400 400 53,1 172,3 172,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 7975,5 3417,7 149,0 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 209 42 ГАГАР.13Б 150 150 26,6 45,6 45,5 0,2 0,2 7,8 7,3 0,8 0,7 2260,8 970,5 149,8 69,9

1.2.3_ДТЕЦ4 43 304/1 43 304/2 150 150 123,3 33,8 33,7 0,5 0,5 4,3 4,0 0,6 0,5 10446,4 4473,3 149,5 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 43 #2 43 302 400 400 186,4 738,8 737,6 2,2 2,1 11,9 11,1 1,8 1,7 28174,1 12073,4 149,9 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/26-3-5 440 409/26-3-4 250 250 87,2 48,1 48,0 0,1 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 10215,4 4375,5 148,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533 450 533/1А 300 300 41,2 130,7 130,5 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 5362,4 2295,1 149,7 68,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/5 440 434/6 300 300 42,5 41,4 41,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5448,1 2338,2 147,4 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/12 450 549/13 300 300 56,5 161,1 160,7 0,1 0,1 2,6 2,4 0,7 0,6 7308,7 3131,1 148,4 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 460 4П-1 460 601 800 800 235,8 1790,5 1776,8 0,4 0,4 1,8 1,7 1,1 1,0 59223,5 25385,9 150,0 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 416/6 440 409/19-4 200 200 81,1 76,9 76,4 0,4 0,4 4,9 4,5 0,7 0,7 8319,9 3564,6 148,8 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 439 440 #623 100 100 117,6 10,7 10,7 0,4 0,4 3,6 3,4 0,4 0,4 8383,6 3585,2 144,6 67,1

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18-5 42 208/18-4 200 200 81,2 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8017,8 3436,2 145,0 63,9
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1.2.3_ДТЕЦ4 24 Н.О.25 24 404/13А 300 300 113,2 214,4 213,7 0,5 0,5 4,5 4,2 0,9 0,9 14622,3 6265,5 148,6 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 212/2 42 212/3 200 200 27,2 74,1 74,1 0,1 0,1 4,5 4,3 0,7 0,7 2814,9 1206,2 149,5 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 215/2А 42 215/3 300 300 63,2 160,1 160,0 0,2 0,2 2,5 2,4 0,7 0,6 8249,4 3535,0 149,4 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555 450 556 700 700 82,7 314,4 313,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 18641,5 7983,9 149,1 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 537 56 П538 1000 1000 99,2 2046,5 2034,4 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8 0,7 29191,6 12510,2 149,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 529А 450 530 1000 1000 214,2 3206,4 3187,6 0,4 0,4 1,8 1,7 1,2 1,2 63137,4 27056,9 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 526 450 528 1000 1000 62,5 3259,6 3240,1 0,1 0,1 1,9 1,7 1,3 1,2 18417,4 7892,7 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7 24 409/6 400 400 55,1 184,1 183,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 8246,2 3533,7 148,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/5 450 546/6 300 300 78,5 125,7 125,3 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 10217,6 4378,0 149,3 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/29 440 409/30 300 300 87,7 85,2 85,3 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,3 11308,4 4844,7 148,0 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 528 450 529 1000 1000 10,0 3259,5 3240,2 0,0 0,0 1,9 1,7 1,3 1,2 2938,7 1259,4 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/8 440 411/8-1А 100 100 23,1 15,0 15,0 0,2 0,2 7,1 6,7 0,6 0,5 1695,0 726,0 148,6 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 529 450 529А 1000 1000 114,0 3259,5 3240,2 0,2 0,2 1,9 1,7 1,3 1,2 33613,7 14405,5 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/16 440 409/17 400 400 38,6 76,1 76,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 5783,4 2478,1 148,5 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 524 450 525 1000 1000 111,5 3472,9 3451,9 0,2 0,2 2,1 2,0 1,3 1,2 32877,7 14090,1 149,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 525 450 526 1000 1000 111,9 3472,7 3452,2 0,2 0,2 2,1 2,0 1,3 1,2 32974,1 14131,4 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 43 302 43 302А 400 400 181,6 646,6 645,7 1,7 1,5 9,1 8,5 1,6 1,5 27450,2 11762,3 149,9 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/2(3) 460 608/3(4) 300 300 57,9 265,0 264,4 0,4 0,4 6,9 6,5 1,1 1,1 7546,0 3232,8 149,7 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/40 440 Уз6/42 250 250 47,3 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5423,1 2247,6 148,6 59,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 607 460 608 800 800 27,9 1789,2 1778,2 0,1 0,0 1,8 1,7 1,1 1,0 6995,9 2998,2 149,8 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 615 460 615А 300 300 15,6 34,8 34,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2038,0 870,0 149,7 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 24 УТ4 24 601А/15 400 400 251,5 45,5 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 37388,7 15988,0 147,7 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/7 450 538/8 800 800 69,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5827,0 2497,3 49,7 26,6

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/2 42 210/3 400 400 160,7 527,2 524,8 1,0 0,9 6,0 5,6 1,3 1,2 24275,1 10402,3 149,7 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 216/2 42 216/3 300 300 122,2 125,1 125,0 0,2 0,2 1,5 1,4 0,5 0,5 15927,6 6816,6 149,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533/1А 450 533/2 300 300 21,3 130,7 130,5 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 2763,4 1184,2 149,6 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/31 460 #31 250 250 81,5 41,7 41,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 9529,4 4075,6 148,3 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6-1А 42 СТРОИТ.12А 150 150 41,1 52,1 52,1 0,4 0,4 10,2 9,6 0,9 0,8 3490,5 1495,7 149,6 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 554 450 555 700 700 116,8 602,6 600,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 26313,8 11276,0 149,2 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/7-1 42 210/7-2 300 300 39,0 67,5 67,5 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 5081,6 2177,4 149,4 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/16 42 208/17 300 300 55,1 114,6 115,9 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 7157,1 3066,8 149,2 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-9 24 409/7-8 250 250 76,7 108,4 108,0 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,6 8994,7 3854,0 149,2 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/10А 450 555/10 400 400 27,0 45,7 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4030,7 1723,4 148,3 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 БН_Трос53 440 409/18-1 80 80 12,4 21,5 21,5 0,6 0,5 47,0 44,2 1,3 1,2 811,2 347,6 148,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 436/3-6 440 436/3-5 100 100 40,9 38,2 38,2 1,9 1,8 45,9 43,1 1,5 1,4 2994,9 1283,2 147,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 213 42 214 600 600 133,9 471,3 470,7 0,1 0,1 0,6 0,5 0,5 0,5 27152,8 11636,1 149,7 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 БН-РОСИЙ82 440 419/6-2 100 100 12,1 39,8 39,8 0,6 0,6 49,7 46,8 1,5 1,4 886,4 379,9 148,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 429 440 429А 400 400 81,6 300,4 299,3 0,2 0,1 2,0 1,8 0,7 0,7 12188,3 5223,0 148,6 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 423/1 440 БН_ВДон1 100 100 53,4 8,9 8,9 0,1 0,1 2,5 2,4 0,3 0,3 3885,4 1663,2 147,6 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404 24 Т.1(404) 500 500 39,3 305,2 303,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,5 0,4 6891,5 2952,8 149,8 68,1

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/13 42 ПР5 200 200 100,2 165,9 167,2 2,3 2,2 22,8 21,7 1,6 1,5 10360,6 4439,5 149,5 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 401/4 440 401/5 250 250 52,7 87,2 87,0 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 6208,5 2660,3 149,6 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 213/2 42 213/3 150 150 52,1 20,3 20,3 0,1 0,1 1,5 1,5 0,3 0,3 4419,0 1887,2 149,5 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 416 440 416/1А 250 250 57,3 156,6 156,0 0,4 0,3 6,3 5,9 1,0 0,9 6709,9 2882,1 149,2 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-3 24 409/7-2 250 250 63,5 72,4 72,1 0,1 0,1 1,3 1,3 0,4 0,4 7421,9 3180,0 148,6 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/5-1 440 419/5-2 150 150 91,2 31,1 31,1 0,3 0,3 3,6 3,4 0,5 0,5 7666,8 3283,6 148,3 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413 440 413СМ 200 200 43,2 81,5 81,4 0,2 0,2 5,5 5,1 0,8 0,7 4449,7 1912,2 149,3 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 530А УС127 150 150 178,1 35,1 35,1 0,8 0,8 4,6 4,3 0,6 0,6 15084,7 6471,6 149,7 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/6 24 409/5 400 400 93,1 175,9 175,6 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 13947,6 5975,8 148,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-2-2 450 539/3-221 150 150 61,4 48,9 48,9 0,6 0,5 9,0 8,4 0,8 0,8 5193,0 2225,0 149,3 69,3

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1934



1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/40 440 Уз6/41 150 150 194,9 11,4 11,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 16073,2 6900,5 148,6 66,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/4-8а 450 546/4-9 200 200 27,4 99,8 99,8 0,2 0,2 8,2 7,7 1,0 0,9 2829,3 1212,5 149,2 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 523 450 524 1000 1000 54,0 3473,0 3451,8 0,1 0,1 2,1 2,0 1,3 1,2 15909,9 6818,4 149,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 500 450 502 1000 1000 151,9 3546,7 3515,3 0,3 0,3 2,2 2,1 1,4 1,3 44807,3 19202,5 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 536А 450 537 1000 1000 52,4 2046,6 2034,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 0,7 15436,5 6614,3 149,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/4 450 546/5 300 300 32,7 125,7 125,3 0,1 0,0 1,6 1,5 0,5 0,5 4256,3 1824,0 149,3 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-9-4 446 150 150 26,7 16,4 16,4 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 2263,2 969,6 149,1 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 СЭВС146 450 539/6-1 125 125 62,4 40,8 40,8 1,0 1,0 16,2 15,3 1,0 0,9 5084,9 2178,5 149,1 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/20 440 409/19А 300 300 82,8 19,8 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10371,0 4438,2 144,7 65,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 Т.1(404) 24 404/1Г 400 400 236,7 305,2 303,1 0,5 0,4 2,0 1,9 0,7 0,7 35546,4 15229,4 149,8 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 502 450 503 1000 1000 223,3 3546,4 3515,6 0,5 0,5 2,2 2,1 1,4 1,3 65868,0 28227,7 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #3 460 #4 300 300 59,3 205,1 204,7 0,2 0,2 4,1 3,9 0,9 0,8 7713,7 3305,5 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/18А 24 404/19А 250 250 111,4 109,7 109,5 0,3 0,3 3,1 2,9 0,7 0,6 12982,9 5562,3 148,2 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/14ТВ 440 409/14-2 100 100 7,4 30,6 30,6 0,2 0,2 29,4 27,6 1,2 1,1 542,5 232,7 148,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-8-1 450 Пт-539/3-8 200 200 42,9 49,8 49,8 0,1 0,1 2,1 1,9 0,5 0,4 4437,8 1901,5 149,0 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/20 460 622/21 700 700 76,1 586,3 583,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 17135,6 7343,3 149,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 532А/4 450 533/4 300 300 22,6 65,8 65,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 2933,7 1257,9 149,4 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 429А 440 430 400 400 12,6 300,3 299,3 0,0 0,0 2,0 1,8 0,7 0,7 1885,6 808,1 148,5 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/6 460 РД17ВЫХ 600 600 230,8 1040,7 1035,8 0,6 0,6 2,8 2,6 1,1 1,0 46636,6 19984,7 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-2 440 404/3-1а 200 200 51,2 46,1 46,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 5248,4 2248,6 147,9 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 43 309/3 43 309/3К12/2 125 125 132,5 27,2 27,2 1,0 0,9 7,2 6,8 0,7 0,6 10782,7 4616,3 149,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/7 460 601А/8 500 500 190,3 168,4 167,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 33313,9 14269,8 148,9 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/5 42 210/6 400 400 102,3 459,7 457,5 0,5 0,4 4,6 4,3 1,1 1,0 15444,4 6618,4 149,6 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208 42 208А 500 500 52,2 1361,0 1356,5 0,7 0,6 12,5 11,6 2,1 2,0 9202,7 3944,2 149,9 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 522А 450 523 1000 1000 74,5 3473,1 3451,7 0,2 0,1 2,1 2,0 1,3 1,2 21968,2 9414,8 149,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 418 440 418А 800 800 76,6 557,6 554,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 19095,4 8183,0 149,1 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 551/5 450 555/13 400 400 66,5 258,2 257,7 0,1 0,1 1,4 1,4 0,6 0,6 9983,8 4278,3 149,0 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407 440 407А 800 800 58,2 954,7 948,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 14529,9 6229,7 149,5 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/28-1 460 622/28-2 250 250 100,7 113,3 113,3 0,3 0,3 3,3 3,1 0,7 0,7 11791,0 5051,9 148,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 522 450 522А 1000 1000 12,3 3473,1 3451,7 0,0 0,0 2,1 2,0 1,3 1,2 3614,2 1548,9 149,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 416/3 440 416/4 200 200 37,4 76,9 76,4 0,2 0,2 4,9 4,5 0,7 0,7 3843,7 1644,5 148,9 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 1.2.3_ДТЕЦ4 Вузол21 1400 1400 15,8 9847,4 9777,8 0,0 0,0 2,9 2,7 1,9 1,8 5823,4 2495,7 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/6 440 413/6А 150 150 79,4 10,0 10,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 6604,1 2825,2 148,0 67,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 534 450 535 1000 1000 113,5 2703,0 2688,2 0,1 0,1 1,3 1,2 1,0 1,0 33426,8 14325,3 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 56 П538 450 539 800 800 32,9 2045,0 2036,0 0,1 0,1 2,4 2,2 1,2 1,1 8248,6 3535,1 149,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/3 450 546/4 400 400 40,1 125,7 125,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 6034,4 2585,1 149,3 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 544 450 545 800 800 40,4 1432,1 1426,3 0,0 0,0 1,2 1,1 0,9 0,8 10117,0 4335,8 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/1-8 450 555/1-3 140 140 54,1 115,7 115,7 3,9 3,7 71,9 67,6 2,3 2,1 4574,8 1960,4 149,0 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 545 450 546 800 800 38,3 1432,0 1426,4 0,0 0,0 1,2 1,1 0,9 0,8 9603,1 4115,5 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 551/2 450 551/3 400 400 133,9 218,4 218,0 0,1 0,1 1,0 1,0 0,5 0,5 20138,4 8628,6 149,3 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 503 450 504 1000 1000 31,1 3546,0 3516,1 0,1 0,1 2,2 2,1 1,4 1,3 9158,9 3925,2 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/17А 42 208/18 300 300 39,9 81,3 82,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 5180,6 2212,9 149,0 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/26-3-4 440 409/26-3-3 250 250 114,6 48,1 48,0 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 13414,9 5744,9 148,6 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 504 450 505 1000 1000 72,2 3545,9 3516,1 0,2 0,1 2,2 2,1 1,4 1,3 21297,0 9127,1 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 401 24 401/1 250 250 51,4 87,2 87,0 0,1 0,1 2,0 1,8 0,5 0,5 6036,4 2599,8 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 426 440 ЦТП_Россош 200 200 265,0 15,6 15,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 27150,1 11465,1 148,7 66,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533/2 450 533/3 300 300 30,4 130,7 130,5 0,1 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 3954,3 1694,6 149,6 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 43 #1 43 #2 400 400 33,5 738,8 737,6 0,4 0,4 11,9 11,1 1,8 1,7 5066,2 2171,2 149,9 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 213/1 42 213/2 150 150 36,6 52,4 52,4 0,4 0,4 10,3 9,7 0,9 0,8 3098,8 1327,8 149,5 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18-2 42 208/18-1 200 200 149,7 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12163,5 5212,9 130,6 42,3

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1935



1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/8-3Б 42 210/8В 200 200 202,0 77,7 75,9 1,0 0,9 5,0 4,5 0,7 0,7 20846,4 8927,9 149,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/9 440 411/10 150 150 47,4 36,7 36,7 0,2 0,2 5,0 4,7 0,6 0,6 3990,2 1709,6 148,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308/4 43 308/4А 150 150 12,2 134,0 134,0 0,8 0,8 67,2 63,1 2,3 2,2 1034,9 443,5 149,4 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 505 450 506 (пов) 1000 1000 58,3 3545,8 3516,3 0,1 0,1 2,2 2,1 1,4 1,3 17184,8 7364,8 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 557 450 557/1 400 400 51,1 172,5 172,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 7670,3 3286,6 149,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/1 42 400 400 53,0 480,5 481,1 0,3 0,3 5,0 4,7 1,2 1,1 8006,7 3430,8 149,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/8 450 539/9 400 400 80,6 106,0 105,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 12082,5 5176,6 148,8 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/41-1 440 Уз6/41-2 150 150 86,5 2,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6865,4 2914,2 145,6 61,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/5-2 440 #723 150 150 58,4 11,8 11,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 4824,1 2065,1 146,4 67,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/10 460 601А/10Б 500 500 60,4 149,8 149,5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 10553,8 4522,2 148,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/8А-6 446 404/8А-5 400 400 178,4 149,8 149,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,3 26714,6 11443,6 148,3 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/4 450 539/5 400 400 141,3 200,9 200,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,5 21261,9 9109,7 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 620 460 621 800 800 165,7 1041,4 1035,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 41528,0 17795,3 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 416/1А 440 #474 200 200 157,3 156,6 156,0 3,2 3,0 20,3 18,9 1,5 1,4 16220,4 6949,7 149,2 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 418А 440 419 700 700 39,6 557,5 554,8 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 8886,6 3808,4 149,1 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-5 450 539/3-6 400 400 28,1 212,4 211,7 0,0 0,0 1,0 0,9 0,5 0,5 4219,2 1808,1 149,2 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 213 42 213/1 150 150 68,4 52,4 52,4 0,7 0,7 10,3 9,7 0,9 0,8 5801,7 2483,9 149,7 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 42 42 208/3 400 400 63,3 480,5 481,2 0,3 0,3 5,0 4,7 1,2 1,1 9558,1 4096,1 149,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 213/5 42 213/6 150 150 49,0 20,3 20,3 0,1 0,1 1,5 1,5 0,3 0,3 4139,7 1773,2 149,1 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/2-2А 440 ЦТПБор28 100 100 62,6 37,1 37,1 2,7 2,5 43,3 40,7 1,4 1,3 4575,3 1962,3 148,0 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19А 440 409/19А-1 200 200 79,8 19,7 19,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7923,6 3392,0 144,2 66,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/12 460 608/12-1 300 300 45,5 115,3 115,2 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 5922,0 2537,4 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 БН101 450 555/11-1 150 150 26,3 85,8 85,7 0,7 0,7 27,5 25,9 1,5 1,4 2217,8 950,4 148,6 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 Вузол21 440 400 1000 1000 90,6 1595,8 1581,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,6 0,6 26738,3 11418,3 150,0 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/20 42 ЦТПТАМП 200 200 130,7 82,4 82,3 0,7 0,7 5,6 5,3 0,8 0,7 13439,3 5757,2 148,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/5 42 208/6 400 400 75,3 410,1 411,1 0,3 0,3 3,7 3,5 1,0 0,9 11368,1 4871,7 149,7 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/4 42 210/5 400 400 98,7 459,7 457,4 0,5 0,4 4,6 4,3 1,1 1,0 14912,1 6389,3 149,7 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 552 450 552А 700 700 117,7 602,9 600,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 26526,6 11364,5 149,3 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 536А/4 450 СЭВС44 250 250 114,5 122,1 122,1 0,4 0,4 3,8 3,6 0,8 0,7 13496,5 5782,5 149,4 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 214 42 215 600 600 54,6 411,6 411,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 11065,9 4741,2 149,6 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535 450 536 1000 1000 202,4 2169,3 2155,8 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8 0,8 59627,7 25544,8 149,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/6 450 СЭВС146 200 200 21,3 40,8 40,8 0,0 0,0 1,4 1,3 0,4 0,4 2194,1 942,9 149,2 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/10-2 24 409/10-1 300 300 39,3 196,4 196,1 0,1 0,1 3,8 3,6 0,8 0,8 5102,7 2186,7 149,2 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 204 42 205 600 600 117,3 1976,0 1971,5 1,2 1,1 10,1 9,4 2,1 2,0 23796,4 10198,0 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413СМ 440 413/1 200 200 19,7 81,5 81,4 0,1 0,1 5,5 5,1 0,8 0,7 2033,7 871,5 149,3 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 4П-1 460 601А 500 500 19,7 176,1 174,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 3459,8 1478,7 150,0 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 Вузол21 460 600 800 800 120,2 1966,9 1950,8 0,3 0,2 2,2 2,0 1,2 1,1 30198,1 12941,9 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/28-2 460 622/282А 250 250 24,9 41,7 41,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 2915,0 1245,6 148,5 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 507 450 508 1000 1000 102,5 3545,6 3516,5 0,2 0,2 2,2 2,1 1,4 1,3 30242,3 12960,7 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/3 450 546/4-7 200 200 27,1 99,8 99,8 0,2 0,2 8,2 7,7 1,0 0,9 2799,0 1200,0 149,3 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/1 450 549/2 400 400 164,7 257,5 256,7 0,2 0,2 1,4 1,3 0,6 0,6 24785,1 10619,5 149,4 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/7-1 450 555/7-2 200 200 23,9 59,6 59,6 0,1 0,1 2,9 2,8 0,6 0,5 2459,6 1054,8 148,7 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/17 440 409/18 300 300 82,8 76,0 76,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 10701,4 4584,6 148,4 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308 43 308/1А 200 200 109,5 324,6 324,5 9,5 8,9 87,1 81,7 3,1 2,9 11359,1 4869,0 149,6 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/1 42 210/2 400 400 123,7 527,2 524,7 0,7 0,7 6,0 5,6 1,3 1,2 18698,7 8010,7 149,8 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533/4 450 533/5 300 300 177,4 196,5 196,0 0,7 0,6 3,8 3,6 0,8 0,8 23052,7 9876,6 149,5 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 24 403 24 404А 700 700 220,0 1458,6 1447,1 0,5 0,5 2,4 2,3 1,1 1,1 49539,7 21225,2 149,8 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 559/2А 450 559/3А 400 400 30,1 60,1 60,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4497,8 1927,2 148,1 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/3-5 446 404/3-4 200 200 43,7 9,0 9,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4460,0 1921,2 147,4 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-8 24 407/7-7 250 250 141,5 108,4 108,0 0,4 0,4 3,0 2,8 0,7 0,6 16593,6 7108,6 149,1 68,8

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1936



1.2.3_ДТЕЦ4 460 #21 460 #22 600 600 74,0 1040,8 1035,7 0,2 0,2 2,8 2,6 1,1 1,0 14950,2 6407,0 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/3 460 #21 600 600 32,7 1040,8 1035,7 0,1 0,1 2,8 2,6 1,1 1,0 6605,4 2830,8 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/6 450 535/7 400 400 25,5 325,3 324,7 0,1 0,1 2,3 2,2 0,8 0,7 3835,4 1643,7 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 401/3 440 401/4 250 250 24,9 87,2 87,0 0,0 0,0 1,9 1,8 0,5 0,5 2934,8 1257,6 149,6 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 СК-2 42 216/1 300 300 19,7 207,0 206,8 0,1 0,1 4,2 4,0 0,9 0,8 2571,4 1102,0 149,5 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 508 450 509 1000 1000 189,0 3545,4 3516,7 0,4 0,4 2,2 2,1 1,4 1,3 55740,3 23887,7 149,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/12 42 208/13 300 300 37,0 165,9 167,2 0,1 0,1 2,7 2,6 0,7 0,7 4817,8 2064,6 149,5 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533/3 450 533/4 300 300 5,7 130,7 130,5 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 737,2 315,9 149,6 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-6 450 539/3-7 400 400 39,7 212,4 211,7 0,0 0,0 1,0 0,9 0,5 0,5 5953,7 2551,4 149,2 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 543 450 544 800 800 103,3 1432,2 1426,2 0,1 0,1 1,2 1,1 0,9 0,8 25896,4 11097,9 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 43 ДТЕЦ 43 #1 400 400 197,7 738,8 737,6 2,3 2,2 11,9 11,1 1,8 1,7 29892,3 12809,6 149,9 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 СК-1 42 СК-2 300 300 15,0 207,0 206,7 0,1 0,1 4,2 4,0 0,9 0,8 1953,7 837,3 149,5 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 П521 450 522 1000 1000 199,6 3473,5 3451,3 0,4 0,4 2,1 2,0 1,3 1,2 93177,7 58777,3 149,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 446 404/8А-5 446 404/8А-4 300 300 90,1 149,7 149,6 0,2 0,2 2,2 2,1 0,6 0,6 11656,8 4994,7 148,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 556 450 557 700 700 12,0 314,4 313,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 2695,1 1155,0 149,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/7 42 210/7-1Б 150 150 25,4 32,1 32,1 0,1 0,1 3,9 3,6 0,5 0,5 2153,2 922,4 149,5 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533 450 534 1000 1000 152,1 2703,3 2687,9 0,2 0,2 1,3 1,2 1,0 1,0 44807,3 19199,5 149,7 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 506 (пов) 450 507 1000 1000 50,5 3545,7 3516,4 0,1 0,1 2,2 2,1 1,4 1,3 14889,8 6381,3 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/15 460 #26 600 600 24,4 1040,0 1036,6 0,1 0,1 2,8 2,6 1,1 1,0 4927,0 2111,5 149,1 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10-5 450 539/10-6 100 100 36,7 32,0 32,0 1,2 1,1 32,2 30,3 1,2 1,2 2684,7 1150,3 147,7 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/4А 24 404/6А 400 400 123,6 304,6 303,1 0,2 0,2 2,0 1,9 0,7 0,7 18534,9 7942,2 149,3 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/17 450 549/18 400 400 17,5 98,7 98,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 2608,1 1117,7 147,7 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 42 203 42 204 600 600 118,2 1984,4 1979,8 1,2 1,1 10,2 9,5 2,1 2,0 23988,0 10280,2 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/7 24 535/8 400 400 44,5 325,3 324,7 0,1 0,1 2,3 2,2 0,8 0,7 6697,8 2870,3 149,5 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 430 440 431 400 400 97,4 300,3 299,3 0,2 0,2 2,0 1,8 0,7 0,7 14539,6 6230,4 148,5 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/3(4) 460 608/4(5) 300 300 58,6 265,0 264,4 0,4 0,4 6,9 6,5 1,1 1,1 7625,1 3267,7 149,7 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/21 460 622/22 700 700 66,6 586,2 583,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 14991,6 6424,5 149,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/10А 440 404/10Б 300 300 47,7 47,0 46,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6148,3 2634,1 148,1 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 619 460 620 800 800 167,2 1054,6 1047,9 0,1 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 41916,0 17962,1 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 СЭВС144 450 539/3-2-1 150 150 20,8 68,2 68,2 0,4 0,3 17,4 16,3 1,2 1,1 1763,4 755,0 149,4 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 42 212/1 42 212/2 200 200 44,6 74,1 74,1 0,2 0,2 4,5 4,3 0,7 0,7 4628,7 1982,3 149,6 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 440 426/3 440 426/4 200 200 28,7 15,6 15,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2894,0 1239,6 146,0 67,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/4 42 208/4А 400 400 85,4 410,1 411,1 0,3 0,3 3,7 3,5 1,0 0,9 12896,5 5525,3 149,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 404/34ПР30 446 404/3-5 200 200 42,5 9,0 9,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4346,2 1860,2 147,9 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #22 460 622/6 600 600 105,6 1040,7 1035,8 0,3 0,3 2,8 2,6 1,1 1,0 21336,5 9143,7 149,3 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 605 460 607 800 800 382,0 1789,6 1777,7 0,7 0,6 1,8 1,7 1,1 1,0 95932,5 41108,0 149,9 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/4-10 450 546/4-11 150 150 179,2 99,8 99,8 6,7 6,3 37,3 35,0 1,7 1,6 15167,2 6497,6 149,1 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/8-2Б 42 210/8-3Б 200 200 86,2 77,7 75,9 0,4 0,4 5,0 4,5 0,7 0,7 8899,6 3813,0 149,2 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 205 42 206 600 600 57,0 1934,1 1929,7 0,6 0,5 9,7 9,0 2,1 1,9 11572,0 4959,1 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-2-9 450 539/3-2-10 100 100 15,7 21,2 21,2 0,2 0,2 14,1 13,3 0,8 0,8 1156,9 495,7 148,7 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/4 440 419/5 200 200 82,1 70,9 70,9 0,3 0,3 4,2 3,9 0,7 0,6 8429,9 3614,5 148,5 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/8-1А 440 411/8-1 100 100 34,8 15,0 15,0 0,2 0,2 7,1 6,7 0,6 0,5 2554,6 1094,3 148,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #18 460 619 800 800 34,5 1054,7 1047,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 8644,6 3704,8 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413/1 440 413/2 200 200 128,3 81,5 81,4 0,7 0,7 5,5 5,1 0,8 0,7 13238,9 5671,3 149,2 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/17 42 208/17А 300 300 103,1 114,6 115,9 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 13380,8 5732,8 149,1 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/13А 24 404/14А 400 400 51,9 214,4 213,7 0,1 0,0 1,0 0,9 0,5 0,5 7760,6 3325,6 148,5 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 536А/3-3-1 450 СЭВС-76 200 200 17,2 138,1 138,1 0,3 0,3 15,8 14,8 1,3 1,2 1783,0 764,1 149,5 69,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19-4 440 ЦТПСанат27 100 100 164,6 25,6 25,6 3,4 3,2 20,7 19,4 1,0 0,9 12054,5 5175,9 148,6 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/7-2 24 409/7-1 250 250 54,8 72,4 72,1 0,1 0,1 1,3 1,3 0,4 0,4 6406,3 2744,9 148,5 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434А 440 434/1 300 300 246,1 151,7 151,4 0,6 0,5 2,3 2,1 0,6 0,6 31722,9 13587,9 148,3 68,3
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1.2.3_ДТЕЦ4 440 400 440 4П-1 700 700 167,6 1595,6 1582,0 0,5 0,5 2,9 2,7 1,3 1,2 37776,7 16189,0 150,0 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 416/4 440 416/5 200 200 30,7 76,9 76,4 0,2 0,1 4,9 4,5 0,7 0,7 3147,2 1348,7 148,9 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/6(7) 446 404/3-9-1 150 150 99,0 43,4 43,3 0,7 0,7 7,1 6,6 0,7 0,7 8376,9 3585,7 149,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 216/4 42 216/5 250 250 146,3 85,6 85,5 0,3 0,3 1,9 1,8 0,5 0,5 17199,9 7360,9 149,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/30 440 БН-409/30 250 250 97,3 85,2 85,3 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,5 11340,0 4855,9 147,8 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 #183 450 555/1-8 150 150 81,6 115,7 115,7 4,1 3,8 50,1 47,0 2,0 1,9 6900,6 2956,9 149,0 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/12 450 538/13 700 700 119,8 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5592,0 2396,6 30,9 18,6

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/25 460 #30 700 700 189,8 586,0 583,9 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 42695,7 18294,6 148,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 557/1 450 557/2 400 400 93,9 172,5 172,0 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 14095,6 6039,7 149,0 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6-1Б 42 208/6-1В 150 150 17,2 52,1 52,1 0,2 0,2 10,2 9,6 0,9 0,8 1460,0 625,7 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/9 24 409/8А 400 400 80,6 153,8 153,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 12099,2 5184,3 149,0 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/4-2 450 546/4-3 150 150 72,8 55,8 55,8 0,9 0,8 11,7 11,0 1,0 0,9 6160,5 2639,4 149,1 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/4-8 450 546/4-8а 200 200 20,9 99,8 99,8 0,2 0,2 8,2 7,7 1,0 0,9 2166,4 928,4 149,3 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/2 450 555/3 400 400 70,4 172,3 172,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 10581,8 4530,4 149,0 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/5-4 440 БН-ВОЛД11 125 125 18,5 31,1 31,1 0,2 0,2 9,4 8,9 0,8 0,7 1491,7 639,2 147,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/10 450 БН104 250 250 99,0 67,2 67,2 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,4 11538,4 4942,7 147,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/10 450 538/11 800 800 9,7 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 591,7 253,6 36,3 20,8

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404А 440 404 700 700 44,4 1458,4 1447,3 0,1 0,1 2,4 2,3 1,1 1,1 10001,9 4286,5 149,8 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/18 450 549/18-1 200 200 70,2 98,7 98,5 0,6 0,5 8,0 7,5 0,9 0,9 7187,6 3079,8 147,6 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434 440 434А 300 300 9,7 151,7 151,4 0,0 0,0 2,3 2,1 0,6 0,6 1253,6 537,5 148,3 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 42 206А 42 206Б 600 600 59,8 1871,0 1866,9 0,5 0,5 9,0 8,5 2,0 1,9 12136,4 5201,2 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/26-3-9 24 409/26-3-8 250 250 47,2 104,4 104,2 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,6 5539,5 2373,7 149,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/2 460 622/3 600 600 126,8 1040,9 1035,6 0,4 0,3 2,8 2,6 1,1 1,0 25621,0 10979,7 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 615 460 #16 800 800 9,3 1469,1 1461,0 0,0 0,0 1,2 1,1 0,9 0,8 2327,1 997,4 149,7 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/5 450 535/6 400 400 23,9 325,3 324,7 0,1 0,1 2,3 2,2 0,8 0,7 3596,1 1541,1 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Уз6/42 440 Уз6/43 250 250 149,8 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16605,5 6977,6 146,3 62,8

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/18 460 622/19 700 700 49,4 767,2 764,3 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 11126,4 4768,3 149,0 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-221 450 539/3222 80 80 38,1 18,6 18,6 1,3 1,3 35,2 33,1 1,1 1,1 2513,6 1075,6 149,2 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 509 450 510 1000 1000 189,4 3545,1 3517,0 0,4 0,4 2,2 2,1 1,4 1,3 55850,0 23934,7 149,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/5 24 409/5-1 80 80 35,6 39,4 39,4 5,6 5,3 157,7 148,2 2,4 2,2 2330,8 999,8 148,3 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/7-2 440 411/7-3 125 125 78,8 16,6 16,6 0,2 0,2 2,7 2,5 0,4 0,4 6377,1 2730,2 148,2 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549 450 549/1 400 400 39,6 257,5 256,7 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 5958,0 2554,1 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 УЗ400 440 УЗ6 700 700 123,3 1595,5 1582,2 0,4 0,3 2,9 2,7 1,3 1,2 27776,1 11903,5 150,0 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 557/2 450 557/3 400 400 112,9 172,4 172,0 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 16946,5 7260,9 148,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/8А 24 409/8 400 400 65,0 153,7 153,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 9760,8 4182,5 148,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 216/1 42 СК-3 300 300 18,0 207,0 206,8 0,1 0,1 4,2 4,0 0,9 0,8 2349,7 1007,0 149,5 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/7 440 434/9 300 300 32,5 41,4 41,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4159,3 1782,1 146,8 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 4П-1 24 УЗ400 700 700 26,6 1595,5 1582,2 0,1 0,1 2,9 2,7 1,3 1,2 5989,3 2566,8 150,0 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 431 440 НС16ВЫХ 400 400 39,2 300,3 299,3 0,1 0,1 2,0 1,8 0,7 0,7 5857,5 2510,2 148,5 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 24 401 24 402 700 700 47,2 1494,0 1482,0 0,1 0,1 2,6 2,4 1,2 1,1 10623,9 4551,6 149,9 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 42 202 42 203А 600 600 29,5 1984,6 1979,6 0,3 0,3 10,2 9,5 2,1 2,0 5981,6 2563,5 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/4-7 450 546/4-8 200 200 50,5 99,8 99,8 0,4 0,4 8,2 7,7 1,0 0,9 5222,1 2237,7 149,3 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А 460 601А/1 500 500 530,2 176,1 174,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 93103,3 39845,2 149,9 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 42 215 42 216 600 600 52,5 207,0 206,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10635,1 4554,0 149,6 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 42 215/4 42 215/4А 250 250 21,2 160,1 160,1 0,1 0,1 6,6 6,2 1,0 0,9 2496,7 1070,0 149,3 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/22А 460 #29 700 700 65,0 586,2 583,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 14623,6 6266,9 148,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 401/1 24 401/2 250 250 86,3 87,2 87,0 0,2 0,2 2,0 1,8 0,5 0,5 10182,3 4362,5 149,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 615А 460 #13 300 300 81,5 34,8 34,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10573,7 4527,9 149,6 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 216/3 42 216/4 250 250 60,6 125,1 125,0 0,2 0,2 4,0 3,8 0,8 0,7 7130,8 3055,6 149,3 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/14А 24 404/15А 400 400 50,7 214,4 213,7 0,1 0,0 1,0 0,9 0,5 0,5 7571,5 3244,6 148,5 68,4
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1.2.3_ДТЕЦ4 42 206 42 206А 600 600 40,6 1871,1 1866,8 0,4 0,3 9,0 8,5 2,0 1,9 8229,0 3526,4 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/11 446 404/8А-6 400 400 27,7 149,8 149,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 4149,3 1778,1 148,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 205 42 СЕРГИЕН11 150 150 45,1 41,9 41,9 0,3 0,3 6,6 6,2 0,7 0,7 3830,1 1644,3 149,9 69,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 510 450 511 1000 1000 34,8 3544,7 3517,4 0,1 0,1 2,2 2,1 1,4 1,3 10251,7 4393,6 149,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/10 440 411/11 150 150 70,9 36,7 36,7 0,4 0,3 5,0 4,7 0,6 0,6 5962,9 2554,4 148,3 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 210/7 42 210/7-1 300 300 56,5 67,5 67,5 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 7369,1 3156,1 149,5 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/5 450 539/6 400 400 98,4 146,9 146,5 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,3 14806,9 6337,2 149,3 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407/4 440 407/9 250 250 305,5 30,9 30,7 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 34997,1 14952,1 146,9 66,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 553 450 554 700 700 136,9 602,7 600,8 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 30860,7 13224,2 149,2 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/7(8) 460 #3 300 300 63,5 205,1 204,7 0,3 0,2 4,1 3,9 0,9 0,8 8258,5 3539,0 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 551/4 450 551/5 400 400 65,9 218,4 218,1 0,1 0,1 1,0 1,0 0,5 0,5 9904,8 4241,4 149,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 420 300 43 ДТЕЦ 400 400 201,3 738,9 737,5 2,4 2,2 11,9 11,1 1,8 1,7 30441,4 13044,9 150,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/4(5) 460 608/5(6) 300 300 32,9 265,0 264,4 0,2 0,2 6,9 6,5 1,1 1,1 4279,0 1833,8 149,7 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/5(6) 460 608/6(7) 300 300 19,3 265,0 264,4 0,1 0,1 6,9 6,5 1,1 1,1 2508,4 1075,0 149,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/11 42 208/12 300 300 34,2 165,9 167,2 0,1 0,1 2,7 2,6 0,7 0,7 4444,6 1904,7 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/26-3-6 440 СТВС-14 200 200 28,8 56,2 56,2 0,1 0,1 2,6 2,5 0,5 0,5 2973,6 1275,9 148,9 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 559/1А 450 559/2А 400 400 11,0 60,1 60,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1644,0 704,5 148,2 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 НС16ВХ 440 432 400 400 26,4 300,3 299,4 0,1 0,0 2,0 1,8 0,7 0,7 3942,0 1689,4 148,5 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/4-11 440 419/4-10 150 150 32,4 10,6 10,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2709,0 1160,2 147,9 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 536 450 536А 1000 1000 114,8 2169,0 2156,2 0,1 0,1 0,8 0,8 0,8 0,8 33816,1 14492,0 149,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 СТРОИТ.12 42 208/6-1А 150 150 18,0 52,1 52,1 0,2 0,2 10,2 9,6 0,9 0,8 1529,3 655,4 149,6 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 460 6П-2 460 622/18 700 700 31,9 767,3 764,3 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 7195,5 3083,7 149,1 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 211 42 212 600 600 85,1 631,3 630,2 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,6 17249,1 7391,9 149,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6А 42 208/7 300 300 37,2 223,7 224,9 0,2 0,2 4,9 4,7 1,0 0,9 4848,7 2076,1 149,7 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 42 202А 42 202 600 600 92,4 1984,6 1979,6 0,9 0,9 10,2 9,5 2,1 2,0 18747,1 8034,3 150,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-221 450 539/3-225 100 100 87,8 30,3 30,3 2,5 2,4 28,9 27,2 1,2 1,1 6474,3 2775,0 149,2 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #2189 460 #2190 200 200 23,9 12,5 12,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2456,3 1053,8 148,8 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10 450 539/10-1а 250 250 30,4 100,7 100,6 0,1 0,1 2,6 2,4 0,6 0,6 3559,1 1525,6 148,5 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 416/5 440 416/6 200 200 52,9 76,9 76,4 0,3 0,2 4,9 4,5 0,7 0,7 5427,2 2325,5 148,8 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 24 403А 24 403 700 700 124,7 1493,9 1482,1 0,3 0,3 2,6 2,4 1,2 1,1 28081,0 12034,1 149,9 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404/3-1а 440 404/3-1 200 200 62,1 46,1 46,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 6366,6 2727,5 147,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 203А 42 203 600 600 200,8 1984,6 1979,7 2,0 1,9 10,2 9,5 2,1 2,0 40756,8 17466,3 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407/11 440 407/12 250 250 96,3 30,8 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10958,8 4692,0 144,7 67,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 600 460 4П-1 800 800 199,6 1966,8 1951,0 0,4 0,4 2,2 2,0 1,2 1,1 50142,8 21488,3 150,0 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 407 440 407/1 400 400 164,6 41,7 41,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 24698,3 10458,7 149,5 66,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/17 460 6П-2 600 600 75,0 767,3 764,2 0,1 0,1 1,5 1,4 0,8 0,8 15140,6 6485,1 149,1 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 535/8 24 535/9 400 400 112,7 281,9 281,4 0,2 0,2 1,7 1,6 0,7 0,6 16964,9 7265,9 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546 450 547 800 800 125,7 1150,5 1145,6 0,1 0,1 0,8 0,7 0,7 0,6 31495,1 13493,5 149,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 541 450 542 800 800 80,1 1432,4 1426,0 0,1 0,1 1,2 1,1 0,9 0,8 20066,4 8599,6 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19-2 440 409/19-1 400 400 144,6 23,7 23,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 21489,9 9203,5 147,6 68,6

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308/2Б 43 308/3 200 200 128,2 207,9 207,9 4,6 4,3 35,7 33,5 2,0 1,9 13288,7 5694,2 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 42 212 42 213 600 600 168,3 523,8 522,9 0,1 0,1 0,7 0,7 0,6 0,5 34120,5 14619,6 149,7 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308/3 43 308/4 150 150 69,6 134,0 134,0 4,7 4,4 67,2 63,1 2,3 2,2 5902,5 2528,9 149,4 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/11 440 411/12 150 150 43,8 36,7 36,7 0,2 0,2 5,0 4,7 0,6 0,6 3687,0 1579,7 148,1 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/1-8а 450 #183 150 150 6,6 115,7 115,7 0,3 0,3 50,1 47,0 2,0 1,9 555,0 237,9 149,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 535/4 450 535/5 400 400 55,2 325,3 324,7 0,1 0,1 2,3 2,2 0,8 0,7 8319,1 3565,1 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308/2А 43 308/2Б 200 200 42,7 207,9 207,9 1,5 1,4 35,7 33,5 2,0 1,9 4428,8 1897,9 149,5 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/5 450 555/6 400 400 64,8 172,3 172,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 9733,9 4171,0 148,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 426/4 440 426/5 200 200 27,1 15,6 15,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2723,4 1166,6 145,8 67,1

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/10-6 450 539/10-7 100 100 28,6 32,0 32,0 0,9 0,9 32,2 30,3 1,2 1,2 2092,9 896,8 147,6 68,8

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1939



1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/10-1 24 409/10 300 300 92,7 168,0 167,6 0,3 0,2 2,8 2,6 0,7 0,7 12037,2 5155,0 149,2 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19А-1 440 409/19А-2 150 150 173,7 19,7 19,7 0,3 0,2 1,5 1,4 0,3 0,3 14106,4 6033,5 143,8 66,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 518 450 519 1000 1000 219,7 3543,7 3518,5 0,5 0,5 2,2 2,1 1,4 1,3 64790,6 27766,0 149,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 206Б 42 208 600 600 169,8 1871,0 1866,9 1,5 1,4 9,0 8,5 2,0 1,9 34452,4 14764,6 149,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/22 460 622/22А 700 700 10,1 586,2 583,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 2261,8 969,3 148,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18 42 208/19 200 200 91,3 82,4 82,3 0,5 0,5 5,6 5,3 0,8 0,7 9381,5 4022,8 148,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 Пт-529А УС128 200 200 230,1 52,9 52,8 0,5 0,5 2,3 2,2 0,5 0,5 23824,5 10198,2 149,5 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/4А 42 208/5 400 400 61,3 410,1 411,1 0,2 0,2 3,7 3,5 1,0 0,9 9260,9 3968,7 149,7 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 603 460 604 800 800 83,0 1789,9 1777,5 0,2 0,1 1,8 1,7 1,1 1,0 20851,8 8936,2 149,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/19А 42 208/20 200 200 26,7 82,4 82,3 0,2 0,1 5,6 5,3 0,8 0,7 2749,0 1178,0 148,3 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 201А 42 201 600 600 97,6 1984,8 1979,4 1,0 0,9 10,2 9,5 2,1 2,0 19812,0 8490,6 150,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 НС16ВЫХ 440 НС16ВХ 400 400 21,0 300,3 299,3 0,0 0,0 2,0 1,8 0,7 0,7 3140,5 1345,9 148,5 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 552А 450 553 700 700 133,9 602,8 600,7 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 30175,1 12930,5 149,3 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549 450 550 800 800 30,8 892,7 889,3 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 7707,5 3302,8 149,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #17 460 #18 800 800 72,5 1054,8 1047,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 18180,1 7791,1 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 402 24 403А 700 700 71,1 1493,9 1482,1 0,2 0,2 2,6 2,4 1,2 1,1 16004,0 6858,6 149,9 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 422/1 440 БН_ВДон2 150 150 134,7 88,5 88,5 3,9 3,7 29,3 27,5 1,5 1,4 11388,5 4879,1 148,9 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 Ш4 24 УЗШ5 800 800 208,0 996,8 989,7 0,1 0,1 0,6 0,5 0,6 0,6 80574,9 50432,7 149,6 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/3 450 СЕВС-15 200 200 42,7 55,8 55,8 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 4413,6 1891,0 149,3 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539 450 540 800 800 139,1 1432,7 1425,6 0,2 0,2 1,2 1,1 0,9 0,8 34863,8 14942,7 149,6 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 618 460 #17 800 800 27,9 1054,8 1047,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 0,6 6995,8 2994,7 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 512 П-609 1000 1000 228,8 3544,6 3517,5 0,5 0,5 2,2 2,1 1,4 1,3 67490,3 28923,0 149,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 538/6 450 538/7 800 800 71,1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7086,9 3037,2 59,4 30,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 432 440 432А 400 400 36,3 300,3 299,4 0,1 0,1 2,0 1,8 0,7 0,7 5410,5 2318,7 148,4 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 542 450 543 800 800 118,8 1432,3 1426,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,9 0,8 29780,2 12762,2 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308/1 43 308/2 200 200 68,8 324,6 324,5 6,0 5,6 87,1 81,7 3,1 2,9 7138,9 3059,4 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3-8 450 539/3-8-1 200 200 49,0 49,8 49,8 0,1 0,1 2,1 1,9 0,5 0,4 5031,9 2170,0 149,1 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 519 450 520 1000 1000 210,9 3474,6 3450,1 0,5 0,4 2,1 2,0 1,3 1,2 62189,6 26649,0 149,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 419/5 440 419/6 200 200 49,5 39,8 39,8 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 5087,8 2180,8 148,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 #723 440 БН_ 150 150 39,8 11,8 11,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 3281,4 1405,2 146,0 67,2

1.2.3_ДТЕЦ4 440 432А 440 433 400 400 80,0 300,3 299,4 0,2 0,1 2,0 1,8 0,7 0,7 11941,4 5117,2 148,4 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 604 460 605 800 800 139,9 1789,8 1777,6 0,3 0,2 1,8 1,7 1,1 1,0 35129,5 15054,7 149,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 601А/10Б 460 601А/11 500 500 26,7 149,8 149,5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 4673,8 2002,9 148,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/12А 24 404/12А-1 250 250 63,4 79,4 79,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 7411,1 3186,6 148,7 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/30 460 622/31 700 700 189,5 155,9 155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 42604,6 18227,4 148,5 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 43 304/2 43 304/3 150 150 81,4 33,8 33,8 0,3 0,3 4,3 4,0 0,6 0,5 6889,6 2951,1 149,2 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/8 24 409/7 400 400 151,2 111,7 111,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 22700,3 9707,5 148,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 43 308/2 43 308/2А 200 200 35,0 207,9 207,9 1,3 1,2 35,7 33,5 2,0 1,9 3627,3 1554,1 149,5 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 555/12 450 555/11 400 400 80,9 198,0 197,5 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,4 12144,0 5202,1 148,9 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 42 215/2 42 215/2А 300 300 67,1 160,1 160,0 0,2 0,2 2,5 2,4 0,7 0,6 8752,9 3750,7 149,5 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/3 450 539/4 400 400 134,1 200,9 200,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,5 20182,1 8649,9 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 43 307/1Б 43 307/2Б 150 150 47,2 43,5 43,5 0,3 0,3 7,1 6,6 0,7 0,7 4007,4 1717,0 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 #474 440 416/2 200 200 64,5 101,6 101,0 0,6 0,5 8,5 7,9 1,0 0,9 6650,1 2844,0 149,1 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 24 409/10А 24 409/10Б 400 400 29,6 4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4353,7 1860,5 147,4 66,7

1.2.3_ДТЕЦ4 440 404 440 404/1 300 300 111,4 98,2 97,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 14456,4 6199,7 149,8 68,5

1.2.3_ДТЕЦ4 450 540 450 541 800 800 125,3 1432,6 1425,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,9 0,8 31414,8 13462,7 149,5 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/15А 24 404/16А 400 400 18,0 214,3 213,8 0,0 0,0 1,0 0,9 0,5 0,5 2693,9 1154,5 148,5 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 215/3А 42 215/4 300 300 17,2 160,1 160,1 0,0 0,0 2,5 2,4 0,7 0,6 2244,9 962,1 149,4 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/1Г 24 404/3А 400 400 526,5 305,1 303,2 1,1 1,0 2,0 1,9 0,7 0,7 79037,7 33849,8 149,7 68,3

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/282А 460 622/28-2б 200 200 13,7 41,7 41,6 0,0 0,0 1,4 1,4 0,4 0,4 1401,3 600,5 148,4 68,4
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1.2.3_ДТЕЦ4 42 СК-3 42 СК-4 300 300 14,0 206,9 206,8 0,1 0,1 4,2 4,0 0,9 0,8 1823,2 781,3 149,5 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 511 450 512 1000 1000 41,4 3544,7 3517,5 0,1 0,1 2,2 2,1 1,4 1,3 12221,8 5237,8 149,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/14 42 208/15 200 200 109,4 114,6 115,9 1,2 1,1 10,9 10,4 1,1 1,0 11308,4 4839,0 149,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 450 539/9 450 539/10 400 400 100,3 106,0 105,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 15026,5 6437,5 148,7 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/11 460 608/12 300 300 170,1 205,0 204,7 0,7 0,7 4,1 3,9 0,9 0,8 22124,6 9479,2 149,4 69,1

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/6А 24 404/8А 400 400 140,0 304,5 303,2 0,3 0,3 2,0 1,9 0,7 0,7 20995,2 8996,3 149,2 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/6 440 434/7 300 300 139,9 41,4 41,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 17947,1 7682,5 147,2 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 24 404/19А 24 404/20А 250 250 107,1 109,7 109,5 0,3 0,3 3,1 2,9 0,7 0,6 12474,3 5344,5 148,1 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 558/1 450 ТП116 150 150 32,3 81,6 81,6 0,8 0,8 24,9 23,4 1,4 1,3 2731,3 1170,5 148,7 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 548 450 549 800 800 103,9 1150,3 1145,9 0,1 0,1 0,8 0,7 0,7 0,6 26034,6 11157,0 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/6 42 208/6А 300 300 96,7 357,9 359,0 1,2 1,2 12,6 11,9 1,5 1,4 12618,4 5406,7 149,7 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 517 450 518 1000 1000 180,1 3544,0 3518,1 0,4 0,4 2,2 2,1 1,4 1,3 53123,9 22766,5 149,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 СТРОИТ.12А 42 208/6-1Б 150 150 14,0 52,1 52,1 0,1 0,1 10,2 9,6 0,9 0,8 1187,6 509,0 149,5 69,7

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/6(7) 460 608/7(8) 300 300 67,3 205,1 204,7 0,3 0,3 4,1 3,9 0,9 0,8 8756,5 3752,5 149,6 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 201 42 202А 600 600 137,0 1984,7 1979,5 1,4 1,3 10,2 9,5 2,1 2,0 27815,3 11920,4 150,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608/1(2) 460 608/2(3) 300 300 92,4 284,3 283,6 0,7 0,7 8,0 7,4 1,2 1,1 12034,1 5156,9 149,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 533/1б 450 #480 150 150 317,7 52,4 52,3 3,3 3,1 10,3 9,6 0,9 0,8 26981,3 11532,5 149,6 69,6

1.2.3_ДТЕЦ4 450 557 450 558 700 700 157,8 141,9 141,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 35519,0 15213,7 149,0 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 434/1 440 434/2 300 300 46,0 134,8 134,6 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 5928,3 2539,8 148,1 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 42 209 42 210 700 500 237,9 1241,1 602,5 0,4 0,5 1,8 2,3 1,0 0,9 53905,7 23093,0 149,8 69,5

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18-8 42 208/18-7 200 200 24,0 35,0 33,5 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 2479,1 1063,3 148,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/24 460 622/25 700 700 84,5 586,0 583,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 19014,0 8148,2 148,9 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 520 450 П521 1000 1000 383,2 3474,2 3450,5 0,8 0,8 2,1 2,0 1,3 1,2 112984,2 48417,6 149,8 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18-7 42 208/18-6 200 200 21,8 35,0 33,5 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 2244,8 961,9 148,8 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18-1 42 208/18 200 200 58,3 1,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3974,0 1703,1 119,9 26,0

1.2.3_ДТЕЦ4 460 #29 460 622/24 700 700 64,3 586,1 583,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 14458,4 6196,0 148,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 208/18-8 42 208/18-10 1000 1000 81,5 42,7 42,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23938,0 10235,5 148,8 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 547 450 548 800 800 98,1 1150,4 1145,8 0,1 0,1 0,8 0,7 0,7 0,6 24570,6 10529,6 149,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 460 608 460 608/1(2) 300 300 79,6 284,3 283,6 0,6 0,6 8,0 7,4 1,2 1,1 10380,6 4445,7 149,8 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 24 401/2 440 401/3 250 250 63,4 87,2 87,0 0,1 0,1 2,0 1,8 0,5 0,5 7474,8 3202,8 149,7 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546/4-1 450 546/4-2 200 200 38,6 55,8 55,8 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 3986,2 1708,1 149,2 69,3

1.2.3_ДТЕЦ4 450 526 24 526/1 250 250 101,5 212,9 212,3 1,2 1,1 11,6 10,8 1,3 1,2 11945,7 5122,6 149,7 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 551 450 551/2 400 400 112,1 218,5 218,0 0,1 0,1 1,0 1,0 0,5 0,5 16867,8 7227,5 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 450 549/18-1 450 549/18-2 200 200 51,3 98,6 98,5 0,4 0,4 8,0 7,5 0,9 0,9 5253,5 2251,2 147,6 68,8

1.2.3_ДТЕЦ4 450 551 450 552 700 700 164,4 674,1 671,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 37070,5 15885,0 149,4 69,0

1.2.3_ДТЕЦ4 440 411/6 440 #883 50 50 43,4 2,0 2,0 0,2 0,2 4,6 4,3 0,3 0,3 2304,8 983,6 148,9 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 42 СК-4 42 216/2 300 300 84,1 206,9 206,8 0,4 0,3 4,2 4,0 0,9 0,8 10959,6 4696,3 149,5 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 450 546 450 546/1 400 400 38,5 281,5 280,8 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 5799,6 2488,0 149,4 69,2

1.2.3_ДТЕЦ4 460 622/28-2б 460 622/28-2в 200 200 14,9 41,7 41,6 0,0 0,0 1,4 1,4 0,4 0,4 1527,3 654,5 148,4 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 409/19 440 409/19-1А 300 300 16,5 22,3 22,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 2125,4 910,6 147,8 68,4

1.2.3_ДТЕЦ4 Вузол21 420 300 400 400 75,3 738,9 737,5 0,9 0,8 11,9 11,1 1,8 1,7 11364,6 4881,9 150,0 69,4

1.2.3_ДТЕЦ4 440 УЗ6 440 ШО3 700 700 293,5 1581,5 1568,6 0,8 0,8 2,9 2,7 1,2 1,2 66132,9 28344,4 149,9 68,2

1.2.3_ДТЕЦ4 450 550 450 551 800 800 45,4 892,6 889,4 0,0 0,0 0,5 0,4 0,5 0,5 11370,7 4873,0 149,4 68,9

1.2.3_ДТЕЦ4 440 413 440 413А 800 800 66,6 720,0 715,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 16627,1 7123,2 149,3 68,2

2.1.1_СП Завод Енергія 56 #437 Вузол 400 400 747,6 274,0 273,5 1,2 1,1 1,6 1,5 0,7 0,6 112763,7 48438,7 150,0 69,8

2.1.1_СП Завод Енергія 2.1.1_СП Завод Енергія 56 #437 500 500 44,1 302,4 300,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,5 0,4 7767,8 3328,8 150,0 68,9

2.1.1_СП Завод Енергія 56 #437 УС5 500 500 1508,8 28,4 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 265619,3 107043,0 150,0 65,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-2 533 516А/12-1 200 200 39,9 82,4 82,3 0,2 0,2 5,6 5,3 0,8 0,7 4175,8 1789,4 149,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/12 11 130/13 200 200 64,5 83,0 82,9 0,4 0,3 5,7 5,3 0,8 0,7 6735,6 2886,1 148,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #ВРНек1 5П #ВР37 200 200 49,6 32,4 32,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 5193,4 2224,8 149,0 69,0
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/3А 11 103/4 400 400 70,1 689,4 688,3 0,7 0,7 10,3 9,7 1,7 1,6 10676,4 4575,4 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А2 11 101А/1А3 400 400 75,1 706,8 969,6 0,8 1,4 10,9 19,2 1,7 2,2 11414,6 4890,5 149,9 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А/1А-6А 11 101А/1А7 400 400 10,6 670,6 933,6 0,1 0,2 9,8 17,8 1,6 2,1 1612,4 691,0 149,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-3-2 533 512/12-3-3 150 150 45,3 26,6 26,6 0,1 0,1 2,7 2,5 0,5 0,4 3852,3 1650,3 148,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/21-5 11 КРИВ.3 150 150 52,0 43,6 43,5 0,4 0,3 7,1 6,7 0,7 0,7 4463,4 1912,4 149,2 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1848 533 516А/12-2 200 200 14,8 82,4 82,3 0,1 0,1 5,6 5,3 0,8 0,7 1551,2 664,8 149,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525 533 525А 300 300 21,3 187,4 187,1 0,1 0,1 3,5 3,2 0,8 0,8 2791,8 1196,4 149,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/11 11 132/12 200 200 53,8 67,2 67,2 0,2 0,2 3,7 3,5 0,6 0,6 5611,6 2404,4 148,2 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А7 11 101А/1А8 400 400 117,3 670,6 933,6 1,1 2,1 9,8 17,8 1,6 2,1 17830,9 7641,2 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/4 11 103/4А 400 400 54,8 689,4 688,3 0,6 0,5 10,3 9,7 1,7 1,6 8342,5 3575,2 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/2А 11П 120/2Б 500 500 31,6 640,6 639,7 0,1 0,1 2,8 2,6 1,0 0,9 5601,0 2400,4 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А6 11П 101А/1А-6А 400 400 97,4 670,6 933,6 1,0 1,7 9,8 17,8 1,6 2,1 14805,0 6344,5 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-10А 533 512/14-9Б 200 200 33,0 73,0 72,9 0,1 0,1 4,4 4,1 0,7 0,7 3461,5 1481,5 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/8 11П 112/8А 200 200 61,6 46,6 46,5 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 6441,6 2759,6 148,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/2 11П 120/2А 500 500 36,4 640,6 639,6 0,1 0,1 2,8 2,6 1,0 0,9 6449,9 2764,2 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521Г 533 521А 400 400 35,7 277,6 277,0 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 5420,9 2323,1 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/1 11 120/2 500 500 96,8 640,6 639,6 0,3 0,3 2,8 2,6 1,0 0,9 17146,7 7348,1 149,7 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А/1А-5 11 101А/1А6 400 400 118,7 677,2 940,1 1,2 2,1 10,0 18,0 1,6 2,1 18048,4 7734,4 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/18А 11 101А/18Б 350 350 13,5 153,0 112,8 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,3 1982,5 849,6 149,2 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #58 11 103/3А 400 400 104,2 689,5 688,3 1,1 1,0 10,3 9,7 1,7 1,6 15871,7 6801,7 149,9 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 112/7-1А 11 112/7 200 200 57,0 109,3 109,1 0,6 0,5 9,9 9,2 1,1 1,0 5966,6 2556,7 148,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А3 11 101А/1А4 400 400 61,2 706,8 969,6 0,7 1,2 10,9 19,2 1,7 2,2 9308,3 3989,1 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-3 533 #1848 200 200 21,0 82,4 82,3 0,1 0,1 5,6 5,3 0,8 0,7 2199,2 942,7 149,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/3А-1 533 #2111 50 50 16,1 10,8 10,8 2,3 2,1 140,7 132,1 1,7 1,6 867,3 371,6 149,3 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/18Б 11 101А/19 350 350 49,8 153,0 112,8 0,1 0,0 1,0 0,5 0,5 0,3 7299,2 3128,2 149,1 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/5А 533 509/5Б 200 200 25,0 75,6 75,5 0,1 0,1 4,7 4,4 0,7 0,7 2623,3 1124,2 149,3 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 519 232 519А 400 400 19,1 322,9 322,1 0,0 0,0 2,3 2,1 0,8 0,7 2907,0 1245,8 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 518 533 519 400 400 68,8 340,7 339,8 0,2 0,2 2,5 2,4 0,8 0,8 10452,4 4478,3 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/4А 11 120/4Б 400 400 34,7 518,7 518,1 0,2 0,2 5,8 5,5 1,2 1,2 5284,9 2264,3 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 519А 533 519Б 400 400 51,7 322,9 322,1 0,1 0,1 2,3 2,1 0,8 0,7 7845,5 3362,1 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6 533 516А/6А 300 300 39,7 193,5 193,2 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 5227,1 2238,5 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/2Б 11 120/3 500 500 103,7 640,6 639,7 0,3 0,3 2,8 2,6 1,0 0,9 18365,4 7870,3 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5А 11 120/3-5 400 400 54,3 241,7 241,2 0,1 0,1 1,3 1,2 0,6 0,5 8253,0 3533,0 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А8 11 101А1А9А 400 400 154,9 637,9 901,0 1,4 2,6 8,8 16,5 1,5 2,0 23532,4 10082,5 149,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #780 11 112/7-6-21 200 200 13,9 66,0 66,0 0,1 0,0 3,6 3,4 0,6 0,6 1459,9 625,7 148,7 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521Б 533 521Г 500 500 51,7 277,6 276,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4 9142,1 3916,1 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-9Б 533 512/14-9А 200 200 38,6 73,0 72,9 0,2 0,2 4,4 4,1 0,7 0,7 4045,2 1733,4 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1683 232 217/10-3 200 200 17,1 17,8 17,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 1795,5 769,3 149,2 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А4 11П 101А/1А-5 400 400 164,8 677,2 940,1 1,6 3,0 10,0 18,0 1,6 2,1 25051,6 10733,6 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 524 533 525 300 300 27,2 187,4 187,1 0,1 0,1 3,5 3,2 0,8 0,8 3569,0 1529,5 149,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-1 11П 112/7-1А 200 200 33,7 109,3 109,1 0,3 0,3 9,9 9,2 1,1 1,0 3526,0 1511,0 148,9 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517А/1Б 533 517А/1 150 150 45,0 16,3 16,3 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 3853,2 1650,3 149,1 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-4 533 516А/12-4а 200 200 13,7 25,9 25,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 1431,9 613,6 148,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/4А 11 103/5 400 400 26,0 689,4 688,3 0,3 0,3 10,3 9,7 1,7 1,6 3954,1 1694,6 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7 11 112/8 200 200 25,3 46,6 46,5 0,0 0,0 1,8 1,7 0,4 0,4 2650,7 1135,6 148,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/6 533 509/7 200 200 84,5 29,0 29,0 0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 0,3 8851,5 3790,4 149,1 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-3-1 533 512/12-3-2 150 150 19,3 26,6 26,6 0,1 0,0 2,7 2,5 0,5 0,4 1640,8 703,1 148,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7 11 132/8 200 200 87,8 127,6 127,5 1,2 1,1 13,5 12,6 1,2 1,2 9163,5 3928,5 148,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРАрт10 533 #1814 150 150 66,2 56,5 56,4 0,8 0,7 11,9 11,2 1,0 0,9 5652,0 2421,6 148,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/12 11 132/13 200 200 30,8 67,2 67,2 0,1 0,1 3,7 3,5 0,6 0,6 3212,9 1376,8 148,1 69,0

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1942



3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А 533 517 400 400 102,6 382,3 381,3 0,3 0,3 3,2 3,0 0,9 0,9 15602,3 6681,3 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5 11 120/3-4 400 400 171,4 241,7 241,2 0,2 0,2 1,3 1,2 0,6 0,5 26007,0 11142,7 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/4 11 130/5 150 150 45,3 24,6 24,6 0,1 0,1 2,3 2,1 0,4 0,4 3865,6 1656,0 148,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР20а 533 #1767 200 200 78,9 53,6 53,6 0,2 0,2 2,4 2,2 0,5 0,5 8223,3 3522,8 148,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/2в 232 509/3в 500 500 84,6 392,0 391,2 0,1 0,1 1,0 1,0 0,6 0,6 14980,0 6419,4 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101A/11 11 101A/11A 300 300 62,3 386,4 120,2 0,9 0,1 14,7 1,3 1,7 0,5 8211,1 3519,2 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/4 533 509/4А 200 200 47,1 88,6 88,5 0,3 0,3 6,5 6,1 0,9 0,8 4943,8 2118,4 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/5 533 505Б/6 300 300 21,1 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 2778,9 1187,3 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6А 533 516А/7 300 300 26,4 193,5 193,2 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 3477,7 1490,4 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/7а 533 516А/8 300 300 43,2 186,9 186,7 0,1 0,1 3,4 3,2 0,8 0,7 5676,0 2432,1 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/11Б1А 11 101А/11Б-2 150 150 36,0 21,6 21,5 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,3 3085,1 1321,7 148,9 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/1А 11П 120/1Б 500 500 8,9 640,6 639,6 0,0 0,0 2,8 2,6 1,0 0,9 1568,3 672,1 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120 11П 120/1А 500 500 29,9 640,7 639,6 0,1 0,1 2,8 2,6 1,0 0,9 5287,0 2269,3 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/3в 232 509/4в 500 500 112,8 392,0 391,2 0,1 0,1 1,0 1,0 0,6 0,6 19974,9 8559,5 149,5 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/4Б 11 120/5 400 400 136,8 518,7 518,1 0,8 0,7 5,8 5,5 1,2 1,2 20809,6 8917,4 149,5 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 519Б 533 520 400 400 57,3 322,9 322,1 0,1 0,1 2,3 2,1 0,8 0,7 8696,9 3727,0 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/5 533 509/5А 200 200 16,3 75,6 75,5 0,1 0,1 4,7 4,4 0,7 0,7 1715,7 735,2 149,4 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/1Б 11 120/1 500 500 25,0 640,6 639,6 0,1 0,1 2,8 2,6 1,0 0,9 4425,0 1896,4 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7 533 #ВРА/7 200 200 10,3 134,4 134,3 0,2 0,1 14,9 14,0 1,3 1,2 1075,7 461,0 148,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 ВРА/6-6 533 #ВРАрт10 200 200 59,0 56,5 56,4 0,2 0,1 2,6 2,5 0,5 0,5 6179,3 2644,0 148,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 523в 533 524 500 500 31,0 187,4 187,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 5463,9 2341,5 149,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-4а 533 А14А 200 200 12,1 25,9 25,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 1259,2 539,6 148,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-3 11 120/5-4 200 200 61,8 154,2 154,0 1,2 1,1 19,7 18,4 1,5 1,4 6502,9 2780,4 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/16 11 101А/16А 400 400 53,8 241,5 24,4 0,1 0,0 1,3 0,0 0,6 0,1 8166,4 3499,9 149,3 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 508/5-7А 16 508/5-5А 200 200 75,9 47,5 47,4 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 7938,6 3400,7 148,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/18 11 101А/18А 400 400 38,6 153,1 112,8 0,0 0,0 0,5 0,3 0,4 0,3 5857,5 2510,4 149,2 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/11в 532 214/4А 300 300 13,2 37,7 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1736,6 744,2 148,7 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР20в 533 #ВР20а 200 200 29,1 53,6 53,6 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 3037,6 1301,6 148,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/7 533 516А/7а 300 300 57,5 193,5 193,2 0,2 0,2 3,7 3,5 0,8 0,8 7564,0 3241,4 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/8 533 516А/8а 300 300 12,5 186,9 186,7 0,0 0,0 3,4 3,2 0,8 0,7 1644,9 704,9 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/3Б 232 509/4 200 200 24,1 88,6 88,5 0,2 0,1 6,5 6,1 0,9 0,8 2528,7 1083,7 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/11 11 130/12 200 200 83,4 83,0 82,9 0,5 0,4 5,7 5,3 0,8 0,7 8713,3 3733,2 148,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/8 11 120/9 400 400 85,4 98,5 98,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12976,1 5559,2 149,2 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/10 533 #ВР20в 200 200 11,8 53,6 53,6 0,0 0,0 2,4 2,2 0,5 0,5 1227,0 525,8 148,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-4-1 533 516А/6-4-2 150 150 46,7 36,0 36,0 0,2 0,2 4,9 4,6 0,6 0,6 4006,0 1716,4 149,1 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРд7-9 533 525А/1 150 150 36,9 11,6 11,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 3120,2 1351,0 146,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 520 533 520А 400 400 43,0 322,9 322,1 0,1 0,1 2,3 2,1 0,8 0,7 6526,4 2796,9 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/10 11 132/11 200 200 58,4 67,2 67,2 0,2 0,2 3,7 3,5 0,6 0,6 6091,7 2608,4 148,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-2А 533 512/8-1А 200 200 39,8 17,5 17,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 4159,5 1781,5 148,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517 533 517А 400 400 37,2 382,3 381,3 0,1 0,1 3,2 3,0 0,9 0,9 5656,9 2424,3 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523б 533 523г 500 500 22,3 187,4 187,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 3929,5 1684,0 149,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А1 11 101А/1А2 400 400 200,8 763,2 1025,8 2,5 4,3 12,7 21,5 1,8 2,3 30549,4 13088,0 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А742 11 101А1А743 100 100 20,4 19,2 19,2 0,2 0,2 11,6 10,9 0,7 0,7 1511,9 647,8 149,1 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 520А 533 521 400 400 13,0 322,9 322,1 0,0 0,0 2,3 2,1 0,8 0,7 1969,4 844,0 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 119 11 119А 600 600 88,4 1100,2 1095,5 0,3 0,3 3,1 2,9 1,2 1,1 18122,4 7764,9 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/6 533 525А/7 300 300 28,4 134,4 134,3 0,1 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 3724,7 1596,2 148,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523г 232 523в 500 500 27,3 187,4 187,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 4809,7 2061,1 149,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/4в 533 617А/8 500 500 172,3 391,9 391,3 0,2 0,2 1,0 1,0 0,6 0,6 30519,6 13077,1 149,5 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/10 11 101A/11 300 300 96,5 386,4 120,1 1,4 0,1 14,7 1,3 1,7 0,5 12727,2 5454,8 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-4-2 533 516А/6-4-3 150 150 24,4 36,0 36,0 0,1 0,1 4,9 4,6 0,6 0,6 2089,8 895,5 149,0 69,4
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517А 232 517Б 400 400 18,1 366,0 365,0 0,1 0,0 2,9 2,7 0,9 0,8 2754,7 1180,5 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-9А 533 512/14-9 200 200 25,8 73,0 72,9 0,1 0,1 4,4 4,1 0,7 0,7 2709,7 1161,2 149,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/5 533 525А/6 300 300 42,8 134,4 134,3 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 5608,1 2403,2 148,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 БОГД.2 11 112/7-1 200 200 91,2 109,3 109,1 0,9 0,8 9,9 9,2 1,1 1,0 9545,6 4090,0 149,0 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/2 11 132/3 200 200 46,3 192,0 191,8 1,4 1,3 30,4 28,5 1,8 1,7 4840,4 2074,3 148,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-2 11 БОГД.2 200 200 12,5 109,3 109,1 0,1 0,1 9,9 9,2 1,1 1,0 1312,4 562,4 149,0 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/11 Будівництво готелю 50 50 15,6 2,3 2,3 0,1 0,1 6,2 5,9 0,4 0,3 838,9 359,5 149,3 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-8 11 120/3-9 200 200 74,5 37,0 36,9 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 7834,0 3355,5 149,4 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7 11 112/4 200 200 156,6 62,7 62,6 0,5 0,5 3,2 3,1 0,6 0,6 16381,3 7016,6 148,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/1 11 130/1А 200 200 33,3 58,4 58,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,6 0,5 3490,8 1494,7 148,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/10 11 130/11 200 200 26,4 83,0 82,9 0,2 0,1 5,7 5,3 0,8 0,7 2751,9 1179,3 148,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/11 5П #ВРНек1 200 200 51,3 32,4 32,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 5373,0 2299,3 149,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/3 11 #58 400 400 206,2 689,5 688,2 2,1 2,0 10,3 9,7 1,7 1,6 31423,6 13459,4 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/4 533 525А/5 300 300 16,5 134,4 134,3 0,0 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 2159,5 925,4 148,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-4 11 120/5-4А 200 200 141,9 154,2 154,0 2,8 2,6 19,7 18,4 1,5 1,4 14888,6 6379,2 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/13 11П 132/13А 200 200 62,0 67,2 67,2 0,2 0,2 3,7 3,5 0,6 0,6 6463,6 2769,4 148,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/13 11 130/14 200 200 94,1 83,0 82,9 0,5 0,5 5,7 5,3 0,8 0,7 9825,7 4209,7 148,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 508/5-5А 16 #579 150 150 74,1 47,5 47,5 0,6 0,6 8,4 7,9 0,8 0,8 6328,5 2711,3 148,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 119А 11 120 600 600 125,3 1100,1 1095,5 0,4 0,4 3,1 2,9 1,2 1,1 25693,5 11010,8 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 522Б 533 523 500 500 62,5 227,8 227,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 11028,6 4725,9 149,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 517Б 232 517В 400 400 18,5 366,0 365,0 0,1 0,1 2,9 2,7 0,9 0,8 2806,2 1202,6 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521/1 533 #1875 100 100 116,6 12,9 12,9 0,6 0,6 5,3 5,0 0,5 0,5 8609,7 3683,3 149,2 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/6 533 505Б/7 300 300 10,5 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1376,0 589,7 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/10-3 232 217/10-2г 200 200 34,9 17,8 17,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 3660,4 1567,9 149,1 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/1 11 132/2 200 200 96,1 192,0 191,8 2,9 2,7 30,4 28,5 1,8 1,7 10038,5 4301,6 148,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505А 533 505Б 500 500 72,6 760,1 758,0 0,3 0,3 3,9 3,6 1,2 1,1 12868,8 5514,9 149,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3 11 120/3-1А 250 250 71,7 46,4 46,3 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 8530,2 3647,5 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1761 533 525А/10 200 200 29,5 53,6 53,6 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 3070,5 1315,7 148,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/33 11 120/32 400 400 61,8 169,3 169,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 9369,4 4017,9 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/3 533 525А/4 300 300 14,0 134,4 134,3 0,0 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 1835,9 786,8 148,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523а 533 523б 500 500 55,1 187,4 187,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 9730,6 4169,7 149,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/11б 533 505Б/11в 300 300 8,1 37,7 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1058,1 453,4 148,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/5 11 130/5-1 100 100 61,4 24,6 24,6 1,2 1,1 19,0 17,9 0,9 0,9 4519,1 1935,8 148,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/10-2 533 516А/12-3 200 200 39,6 108,3 108,2 0,4 0,4 9,7 9,1 1,0 1,0 4144,4 1776,0 149,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 517В 533 518 400 400 27,4 366,0 365,0 0,1 0,1 2,9 2,7 0,9 0,8 4158,3 1782,1 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1767 533 #1768 200 200 3,9 53,6 53,6 0,0 0,0 2,4 2,2 0,5 0,5 408,4 175,0 147,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 115 11П 115А 600 600 138,4 1154,0 1148,7 0,5 0,4 3,4 3,2 1,2 1,2 28410,1 12171,9 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132 11 #1112 250 250 12,8 192,0 191,8 0,1 0,1 9,4 8,9 1,2 1,1 1517,2 650,8 148,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #1112 11 132/1 200 200 14,5 192,0 191,8 0,4 0,4 30,4 28,5 1,8 1,7 1512,3 648,1 148,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/2 533 525А/3 300 300 31,2 134,4 134,2 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 4087,5 1751,6 148,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-1А 533 512/8 200 200 73,2 17,5 17,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 7659,1 3296,1 148,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/10-1 533 516А/10-2 300 300 29,4 108,3 108,2 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 3864,5 1656,1 149,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-9 533 512/14-8 200 200 53,3 73,0 72,9 0,2 0,2 4,4 4,1 0,7 0,7 5588,7 2394,6 149,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 504а 533 505А 500 500 62,0 760,1 757,9 0,2 0,2 3,9 3,6 1,2 1,1 11003,4 4715,6 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 522А 533 522Б 500 500 45,2 227,8 227,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 7982,3 3420,6 149,4 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/8 11 132/9 200 200 46,5 127,6 127,5 0,6 0,6 13,5 12,6 1,2 1,2 4859,9 2082,6 148,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-3 11 112/7-2 200 200 60,7 109,3 109,1 0,6 0,6 9,9 9,2 1,1 1,0 6360,1 2722,2 149,0 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 112/8А 11 112/9 200 200 10,9 46,6 46,5 0,0 0,0 1,8 1,7 0,4 0,4 1140,4 488,7 148,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16П 508/5-8А 16 508/5-7А 250 250 45,4 47,5 47,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 5377,4 2303,9 148,9 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/5Б 533 509/6 200 200 60,7 29,0 29,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 6375,3 2724,3 149,3 69,0
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 516А/12-3а 533 516А/12-4 200 200 60,7 25,9 25,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 6346,2 2718,0 148,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523 533 523а 400 400 43,4 187,4 187,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,5 0,4 6576,4 2817,7 149,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР2/4 533 509/3Б 250 250 92,1 88,6 88,4 0,2 0,2 2,0 1,9 0,5 0,5 10951,7 4684,1 149,6 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/9 11 130/10 200 200 76,8 83,0 82,9 0,4 0,4 5,7 5,3 0,8 0,7 8018,5 3435,6 148,6 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КРИВ.3 11 120/21-4 150 150 32,6 43,6 43,5 0,2 0,2 7,1 6,7 0,7 0,7 2796,2 1198,1 149,1 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521В 533 521Б 400 400 27,0 309,9 309,2 0,1 0,1 2,1 2,0 0,7 0,7 4095,2 1755,0 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/6 11 132/7 200 200 32,5 154,7 154,7 0,6 0,6 19,8 18,6 1,5 1,4 3388,7 1452,2 148,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 504 232 504а 500 500 81,4 760,1 757,9 0,3 0,3 3,9 3,6 1,2 1,1 14432,5 6185,1 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 116А 11 117 600 600 87,5 1153,8 1148,8 0,3 0,3 3,4 3,2 1,2 1,2 17941,9 7689,1 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101A/11A 11 101А/11Б 300 300 75,2 386,4 120,2 1,1 0,1 14,7 1,3 1,7 0,5 9912,2 4248,3 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/1а 533 525А/2 300 300 14,5 134,4 134,2 0,0 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 1905,6 816,6 148,9 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/9 11 120/9А 400 400 65,7 98,4 98,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 9969,7 4271,6 149,1 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 115А 11П 116 600 600 54,0 1153,9 1148,8 0,2 0,2 3,4 3,2 1,2 1,2 11086,4 4751,2 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/1 11 103/2 400 400 66,6 822,6 821,2 1,0 0,9 14,7 13,8 2,0 1,9 10152,5 4350,9 149,9 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 116 11 116А 600 600 26,7 1153,9 1148,8 0,1 0,1 3,4 3,2 1,2 1,2 5485,6 2351,0 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 522 533 522А 500 500 54,0 227,8 227,2 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 9531,7 4084,6 149,4 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/7 533 505Б/8 300 300 13,2 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1740,3 745,7 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4Б 533 509/5 200 200 34,6 75,6 75,5 0,2 0,2 4,7 4,4 0,7 0,7 3631,4 1556,1 149,4 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521 533 521В 400 400 12,3 309,9 309,2 0,0 0,0 2,1 2,0 0,7 0,7 1873,7 803,0 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/9 533 516А/10 300 300 111,1 155,1 154,9 0,3 0,2 2,4 2,2 0,7 0,6 14591,1 6251,8 149,4 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А 533 525А/1 300 300 23,7 175,8 175,6 0,1 0,1 3,0 2,9 0,8 0,7 3108,0 1331,4 149,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1814 533 516А/1261б 150 150 34,0 56,5 56,4 0,4 0,4 11,9 11,2 1,0 0,9 2902,5 1243,8 148,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16П 508/5-9А 16П 508/5-8А 250 250 26,0 47,5 47,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 3074,0 1317,2 149,0 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/641а 533 516А/6-4-1 150 150 24,0 36,0 36,0 0,1 0,1 4,9 4,6 0,6 0,6 2058,2 881,9 149,2 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/16А 11 101А/17 400 400 27,5 241,5 24,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,6 0,1 4172,3 1788,1 149,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/7 11 120/8 400 400 39,3 98,5 98,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5965,7 2556,3 149,3 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #760 11 УЗ24 250 250 20,9 241,7 241,3 0,3 0,3 15,0 14,0 1,5 1,4 2478,1 1062,0 149,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/4 11 120/4А 400 400 57,5 594,1 593,5 0,4 0,4 7,7 7,2 1,4 1,3 8750,2 3749,9 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А11 11 101А1А12 400 400 90,4 531,6 795,0 0,6 1,2 6,1 12,9 1,3 1,8 13717,0 5878,2 149,6 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/5А 11 132/6 200 200 39,0 154,7 154,6 0,8 0,7 19,8 18,6 1,5 1,4 4073,9 1745,8 148,5 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А10 11 101А1А11 400 400 102,7 531,6 795,0 0,6 1,3 6,1 12,9 1,3 1,8 15593,1 6682,1 149,6 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 104 11 105 700 700 45,5 1285,4 1278,8 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 10428,8 4467,5 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/19 11 101А/19А 400 400 37,7 153,0 112,8 0,0 0,0 0,5 0,3 0,4 0,3 5716,6 2450,0 149,1 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А15 11 120/33 400 400 91,9 497,4 761,1 0,5 1,1 5,4 11,8 1,2 1,7 13943,9 5975,4 149,5 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/10-4 232 #1683 200 200 12,3 17,8 17,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 1288,6 552,2 149,3 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3 11 120/4 400 400 57,6 594,1 593,5 0,4 0,4 7,7 7,2 1,4 1,3 8756,9 3753,3 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103 11 103/1 400 400 31,9 822,6 821,1 0,5 0,4 14,7 13,8 2,0 1,9 4861,7 2085,4 149,9 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521А 533 522 400 400 51,4 227,8 227,2 0,1 0,1 1,1 1,1 0,5 0,5 7801,6 3341,3 149,4 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 нет ТК 11 120/32-4БН 150 150 92,2 54,8 54,8 1,0 1,0 11,2 10,6 0,9 0,9 7887,4 3379,0 148,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-4-3 5П 516А/6-4-4 150 150 41,6 36,0 36,0 0,2 0,2 4,9 4,6 0,6 0,6 3565,6 1527,7 148,9 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 132/5 11 132/5А 200 200 56,2 154,7 154,6 1,1 1,0 19,8 18,6 1,5 1,4 5870,2 2515,6 148,6 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/9 11 112/10А 200 200 36,9 46,6 46,5 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 3853,8 1651,3 148,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/8а 533 516А/9 300 300 20,6 155,1 154,9 0,0 0,0 2,4 2,2 0,7 0,6 2701,9 1157,1 149,4 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/1 533 525А/1а 300 300 54,8 134,4 134,2 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 7194,4 3080,2 148,9 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 117 11 118 600 600 81,9 1153,8 1148,9 0,3 0,3 3,4 3,2 1,2 1,2 16808,8 7203,5 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-4 11 #760 200 200 35,9 241,7 241,3 1,7 1,6 48,3 45,2 2,3 2,2 3767,5 1614,6 149,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А14 11 101А1А15 400 400 99,7 497,5 761,0 0,5 1,2 5,4 11,8 1,2 1,7 15128,7 6483,1 149,5 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-47 11 #780 1000 1000 12,9 66,1 66,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3846,6 1648,3 148,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А9 11 101А1А10 400 400 135,6 531,7 794,9 0,8 1,7 6,1 12,9 1,3 1,8 20590,1 8823,2 149,7 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/9 11 132/10 200 200 59,2 127,6 127,6 0,8 0,7 13,4 12,6 1,2 1,2 6179,2 2647,9 148,4 69,0
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/1А 11 130/2 200 200 31,9 58,4 58,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,6 0,5 3333,9 1428,6 148,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #ВР37 533 512/12-6 200 200 125,4 32,4 32,4 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,3 13116,6 5615,3 148,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 132/13А 11 132/14 200 200 8,4 67,2 67,2 0,0 0,0 3,7 3,5 0,6 0,6 870,4 373,0 148,0 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1261б 533 516А/1262б 150 150 19,7 56,5 56,4 0,2 0,2 11,9 11,2 1,0 0,9 1679,1 719,6 148,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/8 11 130/9 200 200 60,9 83,0 82,9 0,3 0,3 5,7 5,3 0,8 0,7 6363,1 2726,5 148,7 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А743 будинок житловий 100 100 30,8 19,2 19,2 0,4 0,3 11,5 10,9 0,7 0,7 2276,6 975,4 149,0 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-4А 11 120/5-5 200 200 55,1 154,2 154,0 1,1 1,0 19,7 18,4 1,5 1,4 5780,0 2476,9 149,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А6 11 101А/1А-61 80 80 46,4 6,6 6,6 0,2 0,2 4,4 4,1 0,4 0,4 3069,8 1316,9 149,8 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 105 11 106 700 700 78,0 1285,4 1278,8 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 17854,2 7651,5 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 503А 5П 504 500 500 33,8 760,1 757,9 0,1 0,1 3,9 3,6 1,2 1,1 5995,2 2569,3 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32-4 11 нет ТК 150 150 11,4 54,8 54,8 0,1 0,1 11,2 10,6 0,9 0,9 976,6 418,5 148,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/3 11 130/4 150 150 75,5 24,6 24,6 0,2 0,2 2,3 2,1 0,4 0,4 6452,2 2760,2 148,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УЗ24 11 #761 200 200 70,3 241,7 241,3 3,4 3,2 48,3 45,2 2,3 2,2 7374,0 3160,0 149,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/2 11 101А/1А1 500 500 94,1 818,4 1081,0 0,4 0,7 4,5 7,4 1,3 1,6 16686,9 7145,9 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-46 11 120/3-47 200 200 18,9 66,1 66,0 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 1978,8 848,0 148,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А13 11 101А1А14 400 400 67,6 497,5 761,0 0,4 0,8 5,4 11,8 1,2 1,7 10258,0 4396,0 149,5 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/10 533 516А/10А 200 200 32,7 46,8 46,8 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,4 3426,2 1469,2 149,3 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/8 533 505Б/9 300 300 32,8 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4313,9 1848,3 149,4 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 106 11 107 700 700 72,1 1285,3 1278,9 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 16491,6 7067,6 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/19А 11 101А/20 400 400 30,1 153,0 112,8 0,0 0,0 0,5 0,3 0,4 0,3 4566,3 1957,0 149,1 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/2 11 103/3 400 400 155,3 822,6 821,2 2,3 2,1 14,7 13,8 2,0 1,9 23670,1 10143,6 149,9 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 118 11 119 600 600 66,0 1153,7 1149,0 0,2 0,2 3,4 3,2 1,2 1,2 13538,4 5802,0 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/4 11П 132/5 200 200 43,8 154,7 154,6 0,9 0,8 19,8 18,6 1,5 1,4 4570,6 1958,7 148,6 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/10 533 516А/10-1 300 300 91,8 108,3 108,2 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 12056,4 5163,9 149,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 503 533 503А 500 500 82,8 760,2 757,9 0,3 0,3 3,9 3,6 1,2 1,1 14692,6 6296,5 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А9А 11 101А/1А9 400 400 53,5 531,7 794,9 0,3 0,7 6,1 12,9 1,3 1,8 8127,6 3481,1 149,7 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 505Б/11а 533 505Б/11б 300 300 14,0 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1839,4 788,2 148,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/14 11 101А/15 400 400 74,2 241,6 24,5 0,1 0,0 1,3 0,0 0,6 0,1 11290,2 4838,7 149,4 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А 533 509/4Б 200 200 15,4 75,6 75,5 0,1 0,1 4,7 4,4 0,7 0,7 1616,6 694,0 149,4 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/14 11 130/15 200 200 91,2 83,0 82,9 0,5 0,5 5,7 5,4 0,8 0,7 9513,7 4076,1 148,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-1 11 120/5-2 300 300 89,6 420,1 419,9 1,6 1,5 17,4 16,3 1,8 1,7 11811,0 5061,5 149,5 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114А 11 114В_ 600 600 35,5 1233,5 1228,0 0,1 0,1 3,9 3,7 1,3 1,2 7290,9 3124,1 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/2 11 130/3 150 150 25,3 58,4 58,4 0,3 0,3 12,8 12,0 1,0 0,9 2162,0 926,5 148,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 107 11 108 700 700 55,4 1285,3 1278,9 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 12668,7 5429,3 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-3 533 512/14-2 200 200 55,1 50,7 50,7 0,1 0,1 2,1 2,0 0,5 0,5 5766,0 2465,3 148,9 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-8 5П #В512/14-8 200 200 78,2 73,0 72,9 0,3 0,3 4,4 4,1 0,7 0,7 8197,8 3512,3 149,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5 11 120/5-1 200 200 34,5 420,1 419,9 5,0 4,7 145,9 136,7 4,0 3,8 3623,8 1553,3 149,5 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1262б 533 #1851 150 150 10,1 56,5 56,4 0,1 0,1 11,9 11,2 1,0 0,9 864,3 370,4 148,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А12 11 101А1А13 400 400 136,7 497,5 761,0 0,7 1,6 5,4 11,8 1,2 1,7 20740,0 8885,5 149,6 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114В_ 11 115 600 600 95,2 1233,5 1228,0 0,4 0,3 3,9 3,7 1,3 1,2 19527,1 8368,4 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #761 11 #762 200 200 30,5 241,6 241,3 1,5 1,4 48,3 45,2 2,3 2,2 3201,7 1372,1 149,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 108 11 109 700 700 42,0 1285,2 1279,0 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 9619,7 4122,7 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/21-4 11 КРИВ.5/1 150 150 27,8 43,6 43,5 0,2 0,2 7,1 6,7 0,7 0,7 2380,7 1020,2 149,1 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 #579 16 #508/5- 150 150 34,5 47,5 47,5 0,3 0,3 8,4 7,9 0,8 0,8 2945,5 1262,1 148,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/4 16П 508/5-9А 250 250 44,9 47,5 47,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 5307,6 2276,6 149,1 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/3 11 132/4 200 200 74,4 154,7 154,6 1,5 1,4 19,8 18,6 1,5 1,4 7768,9 3327,4 148,6 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #ВР18 232 516А/12-3а 200 200 38,0 25,9 25,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 3978,0 1704,1 149,0 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/9 533 #1761 200 200 104,8 53,6 53,6 0,2 0,2 2,4 2,2 0,5 0,5 10929,6 4681,5 148,4 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/9А 11 120/9Б 400 400 62,8 98,4 98,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 9532,8 4084,4 149,0 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-42 11 112/7-5 200 200 105,7 170,2 170,0 2,5 2,4 24,0 22,4 1,6 1,5 11082,7 4748,3 149,2 69,1
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-2 11 120/5-3 300 300 110,8 420,1 419,9 1,9 1,8 17,4 16,3 1,8 1,7 14601,5 6257,2 149,5 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 110 11 111 700 700 60,1 1285,1 1279,1 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 13761,8 5897,8 149,9 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #762 11 УЗ20/8 200 200 40,0 241,6 241,3 1,9 1,8 48,3 45,2 2,3 2,2 4195,7 1798,1 149,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-5 11 120/5-6 150 150 103,8 154,2 154,0 9,2 8,6 89,0 83,3 2,6 2,5 8888,6 3808,8 149,3 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14 533 512/14А 250 250 69,4 65,3 65,3 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,4 8234,4 3531,3 149,0 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 109 11 110 700 700 47,5 1285,2 1279,0 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 10880,6 4663,0 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/7 11 130/8 200 200 66,0 83,0 82,9 0,4 0,4 5,7 5,3 0,8 0,7 6897,5 2955,4 148,8 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1851 533 516А/1263б 150 150 35,4 56,5 56,4 0,4 0,4 11,9 11,2 1,0 0,9 3018,8 1293,6 148,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/7-1 11 130/7 250 250 25,6 83,0 82,9 0,0 0,0 1,8 1,7 0,5 0,5 3021,8 1295,0 148,8 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32 11 120/21-5 150 150 76,5 43,6 43,5 0,5 0,5 7,1 6,7 0,7 0,7 6558,1 2813,1 149,4 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КРИВ.5/1 11 К.ПАР.2А 150 150 47,5 43,6 43,5 0,3 0,3 7,1 6,7 0,7 0,7 4069,0 1743,4 149,0 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УЗ20/8 11 120/3-41 200 200 28,8 241,6 241,3 1,4 1,3 48,3 45,2 2,3 2,2 3024,2 1296,0 149,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 502 533 503 500 500 86,1 760,2 757,8 0,3 0,3 3,9 3,6 1,2 1,1 15275,2 6546,2 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/8а 533 525А/9 200 200 26,8 53,6 53,6 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 2793,0 1196,9 148,5 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-7 11 120/3-8 200 200 75,6 37,0 36,9 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 7944,3 3403,8 149,6 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112 11 112А 700 700 76,5 1285,1 1279,2 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 17510,1 7504,0 149,9 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/10А 533 516А/11 200 200 40,5 46,8 46,8 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,4 4244,9 1818,8 149,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 111 11 112 700 700 15,5 1285,1 1279,1 0,0 0,0 1,9 1,8 1,0 0,9 3547,4 1520,3 149,9 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112А 11 113 700 700 24,9 1285,0 1279,2 0,0 0,0 1,9 1,8 1,0 0,9 5707,6 2446,1 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/10А 11 112/10 200 200 26,7 46,6 46,5 0,0 0,0 1,8 1,7 0,4 0,4 2792,3 1196,5 148,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/13 533 516А/14 200 200 52,9 52,0 52,0 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 5524,5 2367,0 148,8 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-5Б будинок житловий 100 100 24,0 6,3 6,3 0,0 0,0 1,3 1,2 0,2 0,2 1755,9 752,9 147,9 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-3 533 512/12-3-1 150 150 126,2 26,6 26,6 0,3 0,3 2,7 2,5 0,5 0,4 10759,9 4606,4 148,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 т."А" 11 128 600 600 13,9 372,9 371,7 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 2843,0 1218,4 149,1 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521 533 521/1 100 100 55,0 12,9 12,9 0,3 0,3 5,3 5,0 0,5 0,5 4068,6 1740,1 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-3 232 #ВР18 200 200 24,1 25,9 25,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 2524,9 1081,1 149,1 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-41 11 120/3-42 200 200 58,2 241,6 241,3 2,8 2,6 48,3 45,2 2,3 2,2 6100,6 2614,4 149,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А1А72 11 101А1А73 300 300 32,7 536,2 535,4 0,9 0,9 28,3 26,5 2,3 2,1 4309,5 1846,9 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 113 11 114 700 700 60,8 1285,0 1279,2 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 13907,1 5960,0 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/4 11 128/5 200 200 67,0 37,6 37,6 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,3 7020,6 3004,9 148,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б 533 505Б/1 300 300 59,0 133,9 133,7 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 7782,8 3337,0 149,8 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #ВРЯрВ28 233 ВР ЯрВ28 150 150 36,6 12,0 11,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 3106,8 1330,6 147,8 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/15А 11 101А/16 400 400 11,0 241,6 24,4 0,0 0,0 1,3 0,0 0,6 0,1 1673,9 717,4 149,3 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А71 11П 101А1А72 300 300 62,9 536,2 535,4 1,8 1,7 28,3 26,5 2,3 2,1 8292,4 3553,7 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1754 533 525А/8а 200 200 31,1 53,6 53,6 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 3247,4 1391,5 148,5 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509 533 509А 500 500 7,0 49,4 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1246,0 534,6 149,8 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-2Б 533 512/12-3 200 200 8,4 26,6 26,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 877,8 376,2 148,6 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/11Б-1 11 101А/11Б1А 150 150 49,4 21,6 21,5 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,3 4229,9 1811,9 149,1 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-6-1 11 130/7-1 250 250 55,9 83,0 82,9 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,5 6609,3 2831,9 148,9 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509А 533 509А/1 200 200 59,8 49,4 49,4 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 6302,4 2700,1 149,8 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114 11 114А 600 600 88,5 1284,9 1279,3 0,4 0,4 4,3 4,0 1,4 1,3 18156,1 7780,9 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/20 11 101A/20A 350 350 30,8 153,0 112,8 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,3 4508,7 1932,3 149,0 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/8 11 101А1А71 400 400 45,1 536,2 535,4 0,3 0,3 6,2 5,8 1,3 1,2 6855,5 2938,0 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 #508/5- 16 508/5-4А 200 200 64,4 47,5 47,5 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 6728,1 2882,4 148,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-1 11П #442 100 100 51,7 8,7 8,7 0,1 0,1 2,4 2,2 0,3 0,3 3791,1 1624,8 148,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/8 533 #1754 200 200 19,4 53,6 53,6 0,0 0,0 2,4 2,2 0,5 0,5 2020,5 865,8 148,6 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 127 11 т."А" 600 600 96,3 372,9 371,6 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 19672,7 8430,0 149,1 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-5 11 112/7-4А 200 200 64,3 170,2 170,0 1,5 1,4 24,0 22,4 1,6 1,5 6735,7 2886,4 149,1 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1263б 533 516А/1264б 150 150 31,7 56,5 56,4 0,4 0,4 11,9 11,2 1,0 0,9 2708,4 1160,6 148,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-9А 11 120/3-10 150 150 49,2 37,0 37,0 0,3 0,2 5,1 4,8 0,6 0,6 4223,0 1809,3 149,1 69,5
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12А 533 516А/13 200 200 38,2 52,0 52,0 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 3992,4 1710,7 148,9 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523 533 #1696 150 150 18,0 40,3 40,3 0,1 0,1 6,1 5,7 0,7 0,6 1537,3 659,3 149,3 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509А/3 533 #ВР509А/3 100 100 30,1 19,2 19,2 0,3 0,3 11,6 10,9 0,7 0,7 2231,6 955,4 149,4 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-9 11 120/3-9А 150 150 7,9 37,0 37,0 0,0 0,0 5,1 4,8 0,6 0,6 677,7 290,4 149,2 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/1 533 505Б/2 300 300 48,0 133,9 133,7 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 6334,1 2714,3 149,8 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 501Б 533 502 500 500 44,6 760,2 757,8 0,2 0,2 3,9 3,6 1,2 1,1 7904,8 3387,7 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 126 11 127 600 600 109,7 373,0 371,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 22403,2 9599,8 149,2 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 509/1в 232 509/2в 500 500 293,7 392,2 391,1 0,3 0,3 1,0 1,0 0,6 0,6 52038,4 22294,3 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/15 11 101А/15А 400 400 130,2 241,6 24,5 0,2 0,0 1,3 0,0 0,6 0,1 19803,7 8487,3 149,4 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/9 533 505Б/10 300 300 13,2 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1730,3 741,5 149,3 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/37 11 120/38 400 400 84,8 255,8 520,0 0,1 0,5 1,4 5,5 0,6 1,2 12843,3 5503,2 149,2 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/11 533 #ВР4/8 250 250 60,3 160,0 159,8 0,4 0,4 6,6 6,2 1,0 0,9 7163,0 3068,3 149,3 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1878 533 #ВРд7-9 150 150 61,8 11,6 11,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 5236,4 2241,4 147,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #В512/14-8 5П #ВРпід18 200 200 34,0 73,0 72,9 0,2 0,1 4,4 4,1 0,7 0,7 3563,2 1526,9 149,1 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/48 11 120/47 400 400 29,3 12,0 253,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,6 4417,4 1893,2 148,4 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14 533 512/13-2 150 150 117,4 38,9 38,9 0,7 0,6 5,7 5,3 0,7 0,6 10050,0 4301,2 149,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/10 11 112/11 200 200 87,3 46,6 46,5 0,2 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 9123,6 3908,1 148,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/1 533 512/2 300 300 59,8 308,2 307,8 0,6 0,5 9,3 8,8 1,3 1,2 7889,6 3381,0 149,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/47 11 120/46 400 400 31,1 12,0 253,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,6 4683,6 2007,3 148,1 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12 533 516А/12А 200 200 25,9 52,0 52,0 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 2704,1 1158,8 148,9 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 125A 11 126 600 600 46,2 373,0 371,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 9435,1 4043,3 149,2 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/46 11 120/45 400 400 23,1 12,0 253,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,6 3466,3 1485,5 147,7 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/36 11 120/37 400 400 106,8 255,8 519,9 0,2 0,6 1,4 5,5 0,6 1,2 16177,2 6931,5 149,3 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/17 533 #1536 150 150 78,6 24,9 24,9 0,2 0,2 2,3 2,2 0,4 0,4 6677,1 2859,5 147,8 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-2 533 #2001 200 200 3,3 54,1 54,1 0,0 0,0 2,4 2,3 0,5 0,5 342,7 146,9 148,4 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 132/7-7 11 БН 100 100 18,0 18,5 18,5 0,2 0,2 10,7 10,1 0,7 0,7 1315,7 563,8 147,4 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 125 11 125A 600 600 32,4 373,1 371,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 6620,0 2837,0 149,2 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/32-3А 11 120/32-4 150 150 40,0 54,8 54,8 0,4 0,4 11,2 10,6 0,9 0,9 3424,1 1467,2 148,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-4А 11 112/7-4 200 200 32,4 170,2 170,0 0,8 0,7 24,0 22,4 1,6 1,5 3390,6 1453,0 149,1 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 129 11 130 600 600 126,2 303,9 302,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 25760,1 11037,5 149,0 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130 11 130Т1 200 200 92,6 89,2 89,1 0,6 0,6 6,6 6,2 0,9 0,8 9679,1 4154,3 149,0 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1264б 533 516А/1265б 150 150 24,6 56,4 56,4 0,3 0,3 11,9 11,2 1,0 0,9 2101,0 900,4 148,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/35 11П 120/36 400 400 115,8 255,9 519,9 0,2 0,6 1,4 5,5 0,6 1,2 17550,9 7519,9 149,4 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1835 533 512/8-2А 200 200 88,0 17,5 17,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 9223,7 3947,4 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А741 11 101А1А742 100 100 63,9 19,2 19,2 0,7 0,7 11,6 10,9 0,7 0,7 4732,7 2027,0 149,3 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1651 533 516А/12 200 200 27,6 52,0 52,0 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 2887,5 1237,3 149,0 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/6А 11 101А/7 300 300 134,7 386,5 120,1 2,0 0,2 14,7 1,3 1,7 0,5 17757,9 7611,1 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1696 533 523/1 150 150 38,9 40,3 40,3 0,2 0,2 6,1 5,7 0,7 0,6 3328,7 1426,3 149,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/7 533 509/8 200 200 31,1 29,0 29,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 3255,8 1394,9 148,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/7 11 103/8 400 400 30,4 536,2 535,3 0,2 0,2 6,2 5,8 1,3 1,2 4620,1 1980,0 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРА/7 533 525А/8 200 200 78,4 53,6 53,6 0,2 0,2 2,4 2,2 0,5 0,5 8194,5 3506,1 148,7 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРА/7 533 #1753 150 150 5,0 80,7 80,7 0,1 0,1 24,4 22,9 1,4 1,3 430,3 184,6 148,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/6 11 101А/6А 300 300 9,5 386,5 120,1 0,1 0,0 14,7 1,3 1,7 0,5 1253,9 536,0 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/5 5П 516А/5А 400 400 49,4 413,2 412,6 0,2 0,2 3,7 3,5 1,0 0,9 7511,3 3218,1 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/33 11П 120/34 400 400 30,0 255,9 519,9 0,0 0,2 1,4 5,5 0,6 1,2 4555,0 1950,4 149,5 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #2001 5П /14-2-1А 200 200 44,4 54,1 54,1 0,1 0,1 2,4 2,3 0,5 0,5 4641,4 1988,7 148,4 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 501А 533 501Б 500 500 76,4 760,3 757,8 0,3 0,3 3,9 3,6 1,2 1,1 13552,0 5807,7 150,0 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 501 533 501А 500 500 69,0 760,3 757,7 0,3 0,3 3,9 3,6 1,2 1,1 12241,5 5246,1 150,0 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/11Б 11 101А/12 300 300 49,4 364,8 98,6 0,6 0,0 13,1 0,9 1,6 0,4 6513,5 2792,6 149,6 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/2 533 505Б/3 300 300 26,9 133,9 133,7 0,0 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 3556,1 1523,9 149,7 69,5
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128 11 129 600 600 35,9 303,9 302,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 7336,0 3142,6 149,1 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/34 11 120/35 400 400 103,9 255,9 519,9 0,1 0,6 1,4 5,5 0,6 1,2 15742,5 6745,2 149,4 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521А 533 521А/1а 150 150 14,7 49,8 49,8 0,1 0,1 9,3 8,7 0,9 0,8 1259,5 541,2 149,4 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8 533 512/8-1 150 150 31,0 18,6 18,6 0,0 0,0 1,3 1,2 0,3 0,3 2661,2 1139,6 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-2А 533 512/12-2Б 200 200 55,5 26,6 26,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 5799,7 2484,1 148,8 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/11Б 11 101А/11Б-1 150 150 106,6 21,6 21,5 0,2 0,2 1,7 1,6 0,4 0,3 9159,9 3915,1 149,6 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/10 533 #ВР505/Б10 300 300 39,2 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 5149,5 2206,1 149,3 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/16 533 516А/17 200 200 25,6 24,9 24,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2660,2 1139,7 147,9 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/50 11 120/49 400 400 69,2 38,9 226,2 0,0 0,1 0,0 1,0 0,1 0,5 10450,3 4478,7 148,8 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-1 533 #1651 200 200 26,1 52,0 52,0 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 2737,4 1171,2 149,0 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1753 533 525А/7А 150 150 67,1 80,7 80,7 1,6 1,5 24,4 22,9 1,4 1,3 5730,6 2455,5 148,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/7-4 11 112/7-3 200 200 37,2 170,2 170,0 0,9 0,8 24,0 22,4 1,6 1,5 3902,9 1672,6 149,1 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 124 11 125 600 600 164,5 373,2 371,4 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 33608,7 14400,2 149,3 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/40-6Б 11П #1081 150 150 102,3 48,9 48,9 0,9 0,9 8,9 8,4 0,8 0,8 8674,0 3715,7 147,5 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/49 11 120/48 400 400 26,2 38,8 226,2 0,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,5 3953,5 1694,4 148,5 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #2111 будинок житловий 50 50 17,5 6,7 6,7 0,9 0,9 54,2 50,9 1,0 1,0 941,3 403,5 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 516А/5А 533 516А/6 400 400 42,8 413,2 412,6 0,2 0,1 3,7 3,5 1,0 0,9 6500,1 2785,6 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #ВРпід18 5П #В512/14-4 200 200 31,0 73,0 72,9 0,1 0,1 4,4 4,1 0,7 0,7 3250,5 1392,9 149,0 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/3 533 505Б/4 300 300 38,0 133,9 133,7 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 5020,9 2151,6 149,7 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР4/8 533 512/12 250 250 14,3 160,0 159,8 0,1 0,1 6,6 6,2 1,0 0,9 1696,1 726,9 149,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509А/1 533 509А/2 150 150 24,2 49,4 49,4 0,2 0,2 9,1 8,6 0,8 0,8 2078,1 890,5 149,7 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521А/1а 533 #1690 150 150 55,0 49,8 49,8 0,5 0,5 9,3 8,7 0,9 0,8 4720,3 2022,5 149,4 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12 11 101А/12-1А 150 150 17,8 53,6 53,6 0,2 0,2 10,8 10,1 0,9 0,9 1527,5 654,6 149,5 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/6 11 103/7 400 400 154,3 536,2 535,3 1,0 0,9 6,2 5,8 1,3 1,2 23486,9 10064,6 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 ОТМ.СЪЕМА 533 501 500 500 31,3 760,3 757,7 0,1 0,1 3,9 3,6 1,2 1,1 5554,9 2380,6 150,0 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-2 533 #ВРГОГ30 150 150 61,2 18,6 18,6 0,1 0,1 1,3 1,2 0,3 0,3 5243,5 2245,5 149,0 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/21А 11 120/50 400 400 45,2 103,3 162,4 0,0 0,0 0,2 0,5 0,2 0,4 6852,0 2936,6 148,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 514Б 533 515 500 500 33,4 944,4 942,4 0,2 0,2 6,0 5,6 1,5 1,4 5918,1 2536,3 149,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-4А 232 #1835 200 200 19,4 17,5 17,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 2037,4 870,4 149,6 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 514 232 514А 500 500 10,1 944,5 942,3 0,1 0,1 6,0 5,6 1,5 1,4 1786,8 765,8 149,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 514А 533 514Б 500 500 41,5 944,5 942,3 0,2 0,2 6,0 5,6 1,5 1,4 7345,5 3148,0 149,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5-6 11 120/5-6-1 250 250 206,4 83,0 82,9 0,4 0,3 1,8 1,7 0,5 0,5 24494,7 10466,3 149,2 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/4 11 112/3 200 200 133,6 62,7 62,6 0,4 0,4 3,2 3,1 0,6 0,6 13964,3 5981,1 148,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 528/1 533 #1878 150 150 29,1 11,6 11,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2468,8 1057,4 147,5 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513/Г 533 514 500 500 12,0 944,5 942,3 0,1 0,1 6,0 5,6 1,5 1,4 2121,9 909,2 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8 533 512/9 300 300 5,3 188,1 187,9 0,0 0,0 3,5 3,3 0,8 0,8 696,2 298,3 149,4 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/4 533 ВР505Б/4 300 300 25,5 133,9 133,7 0,0 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 3358,8 1439,4 149,7 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12 11 101А/13 300 300 91,1 311,2 45,1 0,9 0,0 9,5 0,2 1,3 0,2 12021,7 5154,1 149,5 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/44 11 120/45 400 400 48,1 65,7 330,5 0,0 0,1 0,1 2,2 0,2 0,7 7241,1 3100,3 148,2 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 515 533 515А 500 500 42,8 944,4 942,4 0,3 0,2 6,0 5,6 1,5 1,4 7582,5 3249,6 149,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/43 11 120/44 400 400 31,8 65,7 330,5 0,0 0,1 0,1 2,2 0,2 0,7 4783,2 2049,3 148,2 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР509А/3 533 509А/4 100 100 40,8 19,2 19,2 0,5 0,4 11,6 10,9 0,7 0,7 3023,3 1295,2 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12 533 512/12-1 250 250 40,9 160,0 159,8 0,3 0,3 6,6 6,2 1,0 0,9 4855,5 2080,7 149,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103 11 104 700 700 88,0 1420,7 1413,8 0,2 0,2 2,3 2,2 1,1 1,0 20163,3 8636,7 149,9 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/17 11 101А/18 400 400 89,1 241,5 24,4 0,1 0,0 1,3 0,0 0,6 0,1 13495,0 5783,6 149,3 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 131нетТК 11 132 600 600 140,9 214,6 213,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 28723,5 12305,7 148,9 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509А/2 232 #1995 150 150 11,6 49,4 49,4 0,1 0,1 9,1 8,6 0,8 0,8 1000,3 428,7 149,6 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517А 533 517А/1А 150 150 63,6 16,3 16,3 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 5456,0 2337,5 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/40-6А 11П 120/40-6Б 150 150 62,4 48,9 48,9 0,6 0,5 8,9 8,4 0,8 0,8 5291,4 2267,1 147,6 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/2 11 122А/3 150 150 45,6 27,9 28,0 0,1 0,1 2,9 2,8 0,5 0,4 3885,0 1653,4 148,7 68,7
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512 533 512/1 300 300 61,8 308,2 307,8 0,6 0,5 9,3 8,8 1,3 1,2 8146,1 3492,6 149,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1265б 533 525А/7-1 150 150 65,1 56,4 56,4 0,8 0,7 11,9 11,2 1,0 0,9 5556,4 2380,7 148,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 123 11 124 600 600 209,3 373,3 371,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 42781,6 18329,4 149,4 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-1А 11 101А/12-1 150 150 59,4 53,6 53,6 0,6 0,6 10,8 10,1 0,9 0,9 5101,3 2185,7 149,5 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 Т14 533 ОТМ.СЪЕМА 500 500 107,0 760,4 757,7 0,4 0,4 3,9 3,6 1,2 1,1 18973,9 8134,3 150,0 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 ВР505Б/4 232 #2196 300 300 20,7 133,9 133,7 0,0 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 2735,7 1172,4 149,6 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/6 11 120/7 400 400 87,0 98,5 98,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 13221,4 5664,3 149,4 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516 533 516А 500 500 18,2 944,4 942,4 0,1 0,1 6,0 5,6 1,5 1,4 3219,1 1379,6 149,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/9 5П 512/10 300 300 46,5 188,1 187,9 0,2 0,2 3,5 3,3 0,8 0,8 6119,8 2622,5 149,4 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/15 533 516А/15А 200 200 72,1 34,0 33,9 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 7517,5 3219,9 148,5 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 515А 533 516 500 500 78,5 944,4 942,4 0,5 0,4 6,0 5,6 1,5 1,4 13902,1 5957,8 149,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П #В512/14-4 533 512/14-4 200 200 42,2 73,0 72,9 0,2 0,2 4,4 4,1 0,7 0,7 4423,5 1895,5 149,0 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/42А 11 120/43 400 400 99,8 65,7 330,5 0,0 0,2 0,1 2,2 0,2 0,7 15044,0 6441,0 148,5 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #2196 533 505Б/5 300 300 25,8 133,9 133,8 0,0 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 3407,2 1460,1 149,6 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1995 533 #ВР509А/2 150 150 55,6 49,4 49,4 0,5 0,5 9,1 8,6 0,8 0,8 4777,4 2046,9 149,6 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/2А 533 516А/3 400 400 70,9 456,7 456,0 0,3 0,3 4,5 4,2 1,1 1,0 10773,6 4615,4 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 509/8А 533 509/9 200 200 48,2 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5019,6 2147,2 148,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 528 533 528/1 150 150 11,5 11,6 11,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 975,2 417,8 147,6 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-7 11 120/3-6 300 300 59,8 336,5 335,8 0,7 0,6 11,1 10,4 1,4 1,3 7878,2 3374,4 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-2В 533 512/12-2А 200 200 46,1 26,6 26,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 4811,9 2061,2 149,0 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-1 533 512/12-2 250 250 13,3 160,0 159,8 0,1 0,1 6,6 6,2 1,0 0,9 1582,0 678,0 149,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 517А/1А 533 517А/1Б 150 150 44,2 16,3 16,3 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 3792,1 1624,2 149,3 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/39 11 120/40 400 400 51,0 175,9 440,2 0,0 0,2 0,7 4,0 0,4 1,0 7716,4 3306,5 149,1 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/42 11 120/42А 400 400 56,8 65,7 330,5 0,0 0,1 0,1 2,2 0,2 0,7 8570,4 3671,0 148,6 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-4А 533 512/14-15 200 200 39,0 109,4 109,3 0,4 0,4 9,9 9,3 1,1 1,0 4099,1 1755,6 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А 11 123 600 600 70,5 373,3 371,2 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 14407,7 6176,8 149,5 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/31 11 120/30 400 400 113,9 46,2 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17226,8 7375,5 149,1 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130 11 131нетТК 600 600 104,7 214,7 213,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 21362,2 9146,1 149,0 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1530 533 516А/16 200 200 48,6 24,9 24,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 5053,7 2164,7 148,1 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128 11 УМАН.31 150 150 24,2 68,9 68,9 0,4 0,4 17,8 16,7 1,2 1,1 2068,0 887,7 149,1 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120А 11 121 600 600 72,5 459,3 456,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 14838,9 6359,0 149,6 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 516А/14а 533 516А/15 200 200 13,7 34,0 33,9 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 1426,3 611,2 148,5 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 132/7-6 11П 132/7-7 100 100 80,9 18,5 18,4 0,9 0,8 10,7 10,1 0,7 0,7 5925,8 2537,4 147,7 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/38В 11 120/39 400 400 75,9 176,0 440,2 0,1 0,3 0,7 4,0 0,4 1,0 11486,1 4921,4 149,1 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 617А/8 533 617А/9 300 300 67,9 220,0 219,9 0,3 0,3 4,8 4,5 0,9 0,9 8950,3 3838,1 149,4 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/41 11 120/42 400 400 122,7 65,8 330,4 0,0 0,3 0,1 2,2 0,2 0,7 18536,4 7934,5 148,9 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1690 533 521А/1а-1 150 150 41,6 49,8 49,8 0,4 0,4 9,3 8,7 0,9 0,8 3572,6 1530,8 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/1 533 509/3 300 300 109,4 181,3 181,0 0,4 0,3 3,2 3,0 0,8 0,7 14424,9 6180,8 149,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/38 11 120/38А 400 400 21,0 176,0 440,2 0,0 0,1 0,7 4,0 0,4 1,0 3178,1 1360,9 149,2 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/38Б 11П 120/38В 400 400 43,2 176,0 440,2 0,0 0,2 0,7 4,0 0,4 1,0 6529,0 2797,7 149,2 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УМАН.31 11 128/1 200 200 58,3 68,9 68,9 0,2 0,2 3,9 3,7 0,7 0,6 6113,2 2619,3 149,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/38А 11П 120/38Б 400 400 12,3 176,0 440,2 0,0 0,0 0,7 4,0 0,4 1,0 1860,8 797,4 149,2 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-6 11 120/3-5Г 250 250 60,5 336,5 335,8 1,8 1,6 29,0 27,1 2,1 1,9 7197,7 3084,5 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-1а 533 512/14-2 300 300 33,2 3,3 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4262,2 1862,1 145,0 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32-3 11П 120/32-3А 150 150 33,1 54,8 54,8 0,4 0,4 11,2 10,6 0,9 0,9 2836,4 1215,4 149,0 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120 11 120А 600 600 91,1 459,3 456,1 0,1 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 18678,9 7986,9 149,7 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512Б 533 513 500 500 55,5 1029,9 1027,6 0,4 0,4 7,1 6,7 1,6 1,5 9826,5 4210,9 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130Т1 11 130/1 200 200 27,8 89,2 89,1 0,2 0,2 6,6 6,2 0,9 0,8 2908,9 1246,6 148,9 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40 11 120/41 400 400 57,1 65,8 330,4 0,0 0,1 0,1 2,2 0,2 0,7 8632,8 3696,9 149,0 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16П 617А/4А 16 617А/4 300 300 12,4 55,8 55,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1624,9 696,3 149,1 68,5
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П /14-2-1А 533 /14-2-1Б 200 200 49,5 54,1 54,1 0,1 0,1 2,4 2,3 0,5 0,5 5166,9 2213,8 148,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/3 5П 516А/4 400 400 54,3 456,7 456,0 0,2 0,2 4,5 4,2 1,1 1,0 8250,5 3535,8 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1746 533 525А/7Б 150 150 52,5 80,7 80,7 1,3 1,2 24,4 22,9 1,4 1,3 4487,3 1922,8 148,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/4 11 101А/5 500 500 120,8 649,1 382,3 0,3 0,1 2,8 0,9 1,0 0,6 21455,6 9193,5 149,9 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-42 11 120/3-43 200 200 39,7 71,4 71,3 0,2 0,2 4,2 4,0 0,7 0,6 4161,5 1783,7 149,2 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523/3 232 #ВРЯрВ28 150 150 67,0 12,0 11,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 5698,5 2439,1 148,3 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #773 будинок житловий 80 80 24,4 5,3 5,3 0,1 0,1 2,9 2,7 0,3 0,3 1610,6 689,7 149,0 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/1 11 122А/2 150 150 66,2 27,9 28,0 0,2 0,2 2,9 2,8 0,5 0,4 5643,5 2417,3 148,9 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 508/5-4А 16 508/5-3А 150 150 45,2 47,5 47,5 0,4 0,4 8,4 7,9 0,8 0,8 3854,9 1651,8 148,3 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45-3 11 120/45-4 200 200 107,8 77,6 77,6 0,5 0,5 5,0 4,7 0,7 0,7 11187,4 4792,7 147,7 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-5 11П 132/7-6 100 100 28,1 18,5 18,4 0,3 0,3 10,7 10,1 0,7 0,7 2055,7 880,8 147,8 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-6 11П 120/40-6А 150 150 115,3 48,9 48,8 1,0 1,0 8,9 8,4 0,8 0,8 9785,1 4191,4 147,8 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-4-5А 11 120/3-46 200 200 85,3 66,1 66,0 0,3 0,3 3,6 3,4 0,6 0,6 8936,7 3828,6 148,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 617А/9 16 617А/9-1 250 250 57,2 192,4 192,4 0,5 0,5 9,5 8,9 1,2 1,1 6808,3 2917,4 149,4 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523/1 533 523/1А 150 150 38,4 40,3 40,3 0,2 0,2 6,1 5,7 0,7 0,6 3286,0 1408,0 149,2 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/2 11 101А/2А 400 400 35,6 684,8 417,8 0,4 0,1 10,2 3,6 1,6 0,9 5416,1 2325,5 149,9 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 512/10 533 512/10А 250 250 110,3 188,1 187,9 1,0 0,9 9,1 8,5 1,2 1,1 13095,1 5611,2 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7А 533 #1746 150 150 14,7 80,7 80,7 0,4 0,3 24,4 22,9 1,4 1,3 1252,4 536,7 148,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45-2 11 120/45-3 200 200 36,3 77,6 77,6 0,2 0,2 5,0 4,7 0,7 0,7 3773,2 1616,9 147,7 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-1 11 101А/12-2 150 150 19,7 53,6 53,6 0,2 0,2 10,8 10,1 0,9 0,9 1691,1 724,7 149,4 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-4 11 132/7-5 100 100 12,1 18,5 18,4 0,1 0,1 10,7 10,1 0,7 0,7 889,5 381,2 147,9 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45-1 11 120/45-2 200 200 17,4 77,6 77,6 0,1 0,1 5,0 4,7 0,7 0,7 1802,6 772,5 147,7 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/2А 11 101А/3 400 400 63,6 684,8 417,8 0,6 0,2 10,2 3,6 1,6 0,9 9695,9 4155,3 149,9 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/15А 232 #1530 200 200 41,0 24,9 24,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 4266,5 1826,1 148,3 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/14 232 516А/14а 200 200 54,1 34,0 33,9 0,1 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 5651,4 2417,4 148,7 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101A/20A 11 101А/21 350 350 64,8 153,0 112,7 0,1 0,0 1,0 0,5 0,5 0,3 9480,8 4063,2 149,0 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-2 533 512/12-2В 200 200 54,8 26,6 26,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 5744,9 2453,2 149,2 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/9-1 16П 617А/9-2 250 250 34,3 192,4 192,4 0,3 0,3 9,5 8,9 1,2 1,1 4083,1 1749,8 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509 533 509/1 300 300 48,1 181,3 181,0 0,2 0,1 3,2 3,0 0,8 0,7 6336,8 2716,0 149,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 513А 533 513Б 500 500 31,4 1029,9 1027,6 0,2 0,2 7,1 6,7 1,6 1,5 5561,9 2383,6 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/5 16П 617А/4А 300 300 55,9 55,8 55,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7352,6 3138,2 149,3 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/5 11 128/6 200 200 43,7 37,6 37,6 0,1 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 4571,1 1958,4 148,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16П 617А/9-2 16 617А/9-3 250 250 20,9 192,4 192,4 0,2 0,2 9,5 8,9 1,2 1,1 2481,2 1063,3 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/3 11 101А/4 500 500 80,6 684,8 417,8 0,3 0,1 3,2 1,1 1,1 0,6 14307,1 6131,4 149,9 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/5 11 101А/6 500 500 115,1 649,1 382,3 0,3 0,1 2,8 0,9 1,0 0,6 20446,4 8762,4 149,8 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122 11 122А 600 600 115,7 411,6 408,7 0,1 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 23644,6 10131,8 149,5 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5А 11 103/6 400 400 125,6 536,3 535,3 0,8 0,7 6,2 5,8 1,3 1,2 19120,7 8193,8 149,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-3 11 132/7-4 100 100 14,3 18,5 18,4 0,2 0,1 10,7 10,1 0,7 0,7 1045,7 448,1 147,9 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-2 11 101А/12-2А 150 150 25,4 53,6 53,6 0,3 0,3 10,8 10,1 0,9 0,9 2183,3 935,6 149,4 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 521А/1а-1 533 521А/2 150 150 31,3 49,8 49,8 0,3 0,3 9,3 8,7 0,9 0,8 2685,0 1150,5 149,2 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-5Б 11 120/40-6 200 200 50,1 48,9 48,8 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 5210,2 2231,9 147,9 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР509А/2 533 509А/3 150 150 51,1 49,4 49,4 0,5 0,4 9,1 8,6 0,8 0,8 4390,1 1881,0 149,5 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5Г 11 УРИЦ.40 250 250 27,1 336,4 335,8 0,8 0,7 29,0 27,1 2,1 1,9 3221,8 1380,7 149,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г 533 509Г/1 200 200 26,2 169,2 169,0 0,6 0,6 23,7 22,2 1,6 1,5 2755,8 1180,7 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/6 16 617А/5 300 300 97,3 171,7 171,6 0,3 0,3 2,9 2,7 0,7 0,7 12802,4 5485,7 149,4 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 518 533 518/1 150 150 41,9 25,2 25,2 0,1 0,1 2,4 2,2 0,4 0,4 3590,7 1542,7 149,6 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-1А 11 132/7-1 150 150 20,3 27,1 27,1 0,1 0,1 2,8 2,6 0,5 0,4 1723,7 738,6 148,2 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 513В 533 513/Г 500 500 57,3 1029,9 1027,7 0,4 0,4 7,1 6,7 1,6 1,5 10149,3 4349,6 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-2 11 132/7-3 100 100 11,5 18,5 18,4 0,1 0,1 10,7 10,1 0,7 0,7 842,9 361,2 148,0 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/8 5П 509/8А 200 200 22,7 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2374,9 1013,6 148,7 68,6
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513 5П 513А 500 500 29,1 1029,9 1027,6 0,2 0,2 7,1 6,7 1,6 1,5 5149,2 2206,8 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-15 533 512/14-14 200 200 69,0 109,4 109,3 0,7 0,6 9,9 9,3 1,1 1,0 7246,1 3104,9 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512 533 512А 500 500 30,7 1051,7 1049,2 0,2 0,2 7,4 7,0 1,6 1,5 5430,7 2327,1 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П 516А/4 533 516А/5 400 400 26,6 456,6 456,0 0,1 0,1 4,5 4,2 1,1 1,0 4046,0 1734,0 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512А 533 512Б 500 500 73,8 1051,6 1049,2 0,6 0,5 7,4 7,0 1,6 1,5 13081,1 5606,0 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32 11 120/31 400 400 99,5 46,2 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 15103,0 6449,0 149,4 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/13-3 533 512/13-4 150 150 60,0 38,9 38,9 0,3 0,3 5,7 5,3 0,7 0,6 5125,0 2195,6 148,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/9-3 16 617А/9-4 250 250 51,6 192,4 192,4 0,5 0,5 9,5 8,9 1,2 1,1 6135,4 2629,3 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 121 11 122 600 600 133,3 411,7 408,7 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 27265,3 11675,1 149,6 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-4 533 516А/641а 150 150 68,9 36,0 36,0 0,3 0,3 4,9 4,6 0,6 0,6 5906,2 2530,5 149,3 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513Б 5П 513В 500 500 19,5 1029,9 1027,7 0,1 0,1 7,1 6,7 1,6 1,5 3454,0 1480,3 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А-61 будинок житловий 80 80 5,8 6,6 6,6 0,0 0,0 4,4 4,1 0,4 0,4 383,5 164,3 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 Ф17 11 122А/1 150 150 61,5 27,9 28,0 0,2 0,2 2,9 2,8 0,5 0,4 5250,4 2249,0 149,1 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-2 11 120/40-3 400 400 87,0 74,5 74,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 13124,2 5622,0 148,8 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/40-5А 11 120/40-5Б 400 400 72,2 55,2 55,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10860,2 4651,9 148,1 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/6 533 512/7 200 200 39,9 256,7 256,5 2,2 2,0 54,5 51,0 2,5 2,3 4191,6 1796,3 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/9-4 УС1972 250 250 51,6 192,4 192,4 0,5 0,5 9,5 8,9 1,2 1,1 6134,9 2629,0 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7-1 232 525А/7д 150 150 24,6 56,4 56,4 0,3 0,3 11,9 11,2 1,0 0,9 2099,4 899,7 148,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-4 533 512/14-3 200 200 36,8 73,0 72,9 0,2 0,2 4,4 4,1 0,7 0,7 3857,1 1652,8 148,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-5 533 #1652 300 300 34,7 108,6 108,4 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 4560,9 1953,9 149,2 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45 11 #314 200 200 3,4 77,6 77,5 0,0 0,0 5,0 4,7 0,7 0,7 353,7 151,4 148,0 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #2111 ЖБК "Будівельник-2" 50 50 42,6 4,1 4,1 0,9 0,8 20,3 19,1 0,6 0,6 2290,1 978,9 149,3 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #314 11 120/45-1 200 200 169,9 77,6 77,5 0,8 0,8 5,0 4,7 0,7 0,7 17650,8 7560,0 148,0 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-2А 11 101А/12-3 150 150 30,8 53,6 53,6 0,3 0,3 10,8 10,1 0,9 0,9 2645,3 1133,6 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-5 11П 120/40-5А 400 400 19,7 55,2 55,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2966,7 1271,3 148,2 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/7 533 512/7А 300 300 32,9 217,6 217,4 0,2 0,1 4,7 4,4 0,9 0,9 4334,4 1856,6 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 Т14 533 509 700 700 1003,0 1722,1 1716,8 3,4 3,2 3,4 3,2 1,4 1,3 229834,1 98434,8 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 А14А 533 ВР А14 200 200 16,6 25,2 25,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1731,3 742,7 148,5 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/13А 11 101А/14 300 300 54,5 241,6 24,5 0,3 0,0 5,7 0,1 1,0 0,1 7197,6 3084,7 149,5 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/6 11 101А/6 500 500 2,0 649,0 382,4 0,0 0,0 2,8 0,9 1,0 0,6 358,7 153,7 149,8 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/40-1 11 120/40-2 400 400 50,1 74,5 74,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7568,5 3242,7 148,9 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г/2 533 509Г/3 200 200 22,6 169,2 169,0 0,5 0,5 23,7 22,2 1,6 1,5 2381,5 1020,6 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523/2 533 523/3 150 150 54,3 12,0 11,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 4621,3 1978,5 148,7 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 527 533 528 300 300 43,8 11,6 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5706,8 2442,5 148,1 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513/Г 533 513/Г 500 500 0,8 1029,9 1027,7 0,0 0,0 7,1 6,7 1,6 1,5 141,7 60,7 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7-1 11 132/7-2 100 100 48,4 18,5 18,4 0,5 0,5 10,7 10,1 0,7 0,7 3554,1 1521,5 148,2 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5В 11 120/3-5Б 250 250 26,4 336,4 335,8 0,8 0,7 29,0 27,1 2,1 1,9 3137,2 1344,5 149,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г/1 533 509Г/2 200 200 18,7 169,2 169,0 0,4 0,4 23,7 22,2 1,6 1,5 1969,2 843,9 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УРИЦ.40 11 120/3-5В 250 250 10,0 336,4 335,8 0,3 0,3 29,0 27,1 2,1 1,9 1188,8 509,5 149,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5 11 103/5А 400 400 67,1 536,3 535,2 0,4 0,4 6,2 5,8 1,3 1,2 10226,2 4379,7 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132/7 11 132/7-1А 150 150 74,7 27,1 27,1 0,2 0,2 2,8 2,6 0,5 0,4 6365,3 2719,7 148,5 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 Ф19 11 Ф17 150 150 63,1 28,0 28,0 0,2 0,2 2,9 2,8 0,5 0,4 5387,2 2307,6 149,3 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-5Б 11 120/3-5А 400 400 132,4 336,4 335,8 0,3 0,3 2,5 2,3 0,8 0,8 20117,6 8620,5 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-43 11 120/3-44 200 200 81,9 66,1 66,0 0,3 0,3 3,6 3,4 0,6 0,6 8592,5 3681,1 149,1 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/12-3 11 101А/12-3А 150 150 22,0 53,6 53,6 0,2 0,2 10,8 10,1 0,9 0,9 1889,9 809,9 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-1 533 #1930 300 300 25,2 206,6 206,4 0,1 0,1 4,2 3,9 0,9 0,8 3316,5 1421,3 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П #720 11 Ф19 150 150 18,7 28,0 28,0 0,1 0,1 2,9 2,8 0,5 0,4 1588,3 682,9 149,4 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40 11П 120/40-1 400 400 64,9 74,5 74,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9813,6 4199,1 149,0 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/7 11 101А/8 300 300 93,4 386,5 120,1 1,4 0,1 14,7 1,3 1,7 0,5 12303,9 5273,4 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32-2 11 120/32-3 150 150 141,2 54,8 54,7 1,6 1,5 11,2 10,5 0,9 0,9 12104,7 5181,2 149,2 69,3

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1952



3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-45 11 120/3-4-5А 200 200 19,4 66,1 66,0 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 2034,2 871,7 148,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-4А 11 120/40-5 400 400 78,6 55,2 55,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11831,4 5067,7 148,4 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/10А 533 512/11 250 250 21,8 188,1 187,9 0,2 0,2 9,1 8,5 1,2 1,1 2582,9 1106,9 149,3 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г/3 533 509Г/4 200 200 52,2 169,2 169,0 1,2 1,2 23,7 22,2 1,6 1,5 5487,6 2351,6 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/4 11 122А/3 150 150 68,6 6,5 6,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 5652,5 2487,2 142,1 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КЛИМ.39/8 11 120/40-4А 400 400 14,4 55,2 55,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2172,3 930,9 148,4 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/7А 533 512/7Б 300 300 33,4 217,6 217,4 0,2 0,1 4,7 4,4 0,9 0,9 4403,3 1887,0 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7Б 533 #ВР40 150 150 12,2 80,7 80,7 0,3 0,3 24,4 22,9 1,4 1,3 1039,4 445,5 148,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-1 533 512/8-2 150 150 55,6 18,6 18,6 0,1 0,1 1,3 1,2 0,3 0,3 4762,9 2039,9 149,3 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-4 11 КЛИМ.39/8 400 400 14,5 55,2 55,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2187,6 937,5 148,4 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/5 533 516А/5-1 150 150 23,8 43,4 43,4 0,2 0,2 7,1 6,6 0,7 0,7 2040,7 876,6 149,6 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1875 533 521/2 80 80 29,8 12,9 12,9 0,5 0,5 17,0 16,0 0,8 0,7 1961,9 840,5 148,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР40 533 #2015 150 150 26,0 80,7 80,7 0,6 0,6 24,4 22,9 1,4 1,3 2223,1 952,7 148,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/13 11 101А/13А 300 300 77,8 311,2 45,1 0,7 0,0 9,5 0,2 1,3 0,2 10269,9 4402,7 149,5 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А 533 516А/1 400 400 59,6 510,0 509,1 0,3 0,3 5,7 5,3 1,2 1,1 9066,4 3886,1 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/7 16 617А/6 300 300 28,6 171,7 171,5 0,1 0,1 2,9 2,7 0,7 0,7 3765,4 1613,7 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР505/Б10 533 505/10а 300 300 8,1 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1059,2 453,9 149,1 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 523/1А 533 523/2 150 150 51,3 12,0 11,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 4394,9 1873,3 149,1 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 526А 533 527 300 300 33,8 11,6 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4412,3 1889,1 148,5 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/40-3 11 120/40-4 400 400 57,7 55,3 55,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8697,1 3720,5 148,6 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 518/1 232 518/2 100 100 33,3 25,2 25,2 0,7 0,6 20,0 18,8 1,0 0,9 2473,7 1059,9 149,5 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 130/3 11 130/3-1 150 150 61,7 33,9 33,9 0,3 0,2 4,3 4,0 0,6 0,5 5265,8 2257,6 148,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509 232 509/1в 500 500 320,6 392,3 390,9 0,3 0,3 1,0 1,0 0,6 0,6 56827,2 24348,0 149,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32-1 11 120/32-2 150 150 166,9 79,5 79,4 3,9 3,7 23,6 22,2 1,4 1,3 14315,5 6132,2 149,4 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 510А 533 511 500 500 39,8 1359,9 1356,9 0,5 0,5 12,4 11,6 2,1 2,0 7049,9 3020,8 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б 533 506 500 500 140,5 503,6 501,7 0,2 0,2 1,7 1,6 0,8 0,7 24909,9 10665,4 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505/10а 533 505Б/11 300 300 9,8 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 1281,2 549,1 149,1 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/9 11 101А/10 300 300 206,5 386,5 120,1 3,0 0,3 14,7 1,3 1,7 0,5 27224,1 11668,9 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/5 11 120/6 400 400 44,6 98,5 98,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6790,3 2907,4 149,5 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-14 533 512/14-13 200 200 7,7 109,4 109,3 0,1 0,1 9,9 9,3 1,1 1,0 809,9 347,1 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/1 Професійно-педагогічний коледж 80 80 48,6 8,3 8,3 0,3 0,3 6,9 6,5 0,5 0,5 3161,3 1353,4 146,8 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/7Б 533 512/8 300 300 77,2 217,6 217,4 0,4 0,3 4,7 4,4 0,9 0,9 10164,9 4354,0 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-5 будинок адміністративний АТ КІ 150 150 16,9 13,0 13,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 1422,3 609,4 146,3 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А 11 101А/1А 500 500 90,2 1503,3 1498,7 1,4 1,3 15,2 14,2 2,3 2,2 15992,9 6853,9 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 511Б 533 512 500 500 41,9 1359,8 1357,0 0,5 0,5 12,4 11,6 2,1 2,0 7431,2 3184,7 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1930 533 516А/6-2 300 300 45,8 178,1 177,9 0,1 0,1 3,1 2,9 0,8 0,7 6029,8 2583,0 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6 533 К1/11 300 300 85,9 219,7 219,4 0,4 0,4 4,8 4,5 0,9 0,9 11311,2 4849,9 149,5 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/59А 11 120/60 300 300 94,0 64,1 64,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 12135,8 5198,4 146,5 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/5-1 5П ВРа/5-1 100 100 51,2 43,4 43,4 3,0 2,8 59,2 55,6 1,7 1,6 3804,3 1630,0 149,5 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 1П-1 11 101А 500 500 89,5 1503,3 1498,6 1,4 1,3 15,2 14,2 2,3 2,2 15871,3 6800,9 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #2015 533 525А/7В 150 150 43,9 80,7 80,7 1,1 1,0 24,4 22,9 1,4 1,3 3746,5 1605,5 148,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 511 533 511А 500 500 12,4 1359,9 1357,0 0,2 0,1 12,4 11,6 2,1 2,0 2195,4 940,9 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/1 11 128/2 200 200 31,8 68,9 68,9 0,1 0,1 3,9 3,7 0,7 0,6 3334,1 1428,7 149,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 ТК1котЗал будинок житловий 100 100 14,8 14,3 14,3 0,1 0,1 6,4 6,0 0,5 0,5 1076,6 461,3 146,2 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1652 533 516А/6-6 300 300 29,6 108,6 108,5 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 3892,8 1668,2 149,1 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-1 533 512/14-1а 250 250 30,7 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3573,8 1527,1 146,0 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 Арт,5 533 516А/6-5 300 300 74,7 123,4 123,3 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 9824,9 4208,5 149,3 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г/4 533 #ВР509Г/4 200 200 61,9 169,2 169,0 1,5 1,4 23,7 22,2 1,6 1,5 6507,3 2788,6 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 511А 533 511Б 500 500 28,0 1359,9 1357,0 0,3 0,3 12,4 11,6 2,1 2,0 4961,2 2126,2 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А74 11 101А1А741 100 100 71,2 19,2 19,2 0,8 0,8 11,6 10,9 0,7 0,7 5274,2 2258,1 149,6 69,3
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/59 11 120/59А 300 300 115,2 64,2 64,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 14889,6 6377,2 146,7 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11  т."Б" 11В чок42а 100 100 31,2 22,3 22,3 0,5 0,5 15,7 14,8 0,9 0,8 2263,6 969,8 146,1 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 526 533 526А 300 300 35,2 11,6 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4590,7 1965,3 148,9 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-13 533 512/14-12А 200 200 21,9 109,4 109,3 0,2 0,2 9,9 9,3 1,1 1,0 2304,6 987,6 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-2 533 512/13 200 200 44,1 107,5 107,4 0,4 0,4 9,6 9,0 1,0 1,0 4619,6 1980,0 149,2 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 525А/7д 533 525А/7Г 150 150 72,7 56,4 56,4 0,9 0,8 11,9 11,2 1,0 0,9 6201,2 2658,2 148,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1 533 516А/1В 400 400 65,7 509,9 509,1 0,4 0,3 5,7 5,3 1,2 1,1 9996,8 4284,1 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-6А 533 512/8-4А 200 200 61,0 169,2 169,0 1,4 1,4 23,7 22,2 1,6 1,5 6410,5 2747,1 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/58 11 120/59 300 300 55,8 64,2 64,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 7206,6 3087,6 146,8 68,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 Т14 1000 1000 16,3 6249,0 6226,3 0,1 0,1 6,9 6,4 2,4 2,2 4881,9 2092,3 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/30 11 120/30-1 200 200 77,4 21,5 21,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 8087,6 3450,3 148,7 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 617А/8 16 617А/7 300 300 24,5 171,8 171,5 0,1 0,1 2,9 2,7 0,7 0,7 3221,0 1379,1 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/13 533 512/14 200 200 100,4 107,5 107,4 1,0 0,9 9,6 9,0 1,0 1,0 10525,9 4509,9 149,1 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-1Б 533 516А/6-1 300 300 40,2 206,6 206,4 0,2 0,2 4,2 3,9 0,9 0,8 5294,4 2268,9 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А 533 526 300 300 17,1 11,6 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2245,7 957,4 149,1 68,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-1А 533 516А/6-1Б 300 300 14,4 206,6 206,4 0,1 0,1 4,2 3,9 0,9 0,8 1901,4 814,8 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/57 11 120/58 300 300 65,9 64,2 64,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 8525,6 3652,5 146,9 68,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/5 11 122А/4 150 150 65,4 6,5 6,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 5401,8 2309,8 142,9 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 5П ВРа/5-1 5П ВРа/5-1-1 100 100 11,6 43,4 43,4 0,7 0,6 59,2 55,6 1,7 1,6 861,2 369,1 149,4 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А74 11 120/3-7 300 300 58,3 432,8 432,1 1,1 1,0 18,4 17,2 1,9 1,7 7675,6 3289,4 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #1107 11 ТК1котЗал 150 150 116,6 14,3 14,3 0,1 0,1 0,8 0,7 0,2 0,2 9818,1 4199,9 146,9 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/5 533 512/6 300 300 84,0 256,7 256,5 0,5 0,5 6,5 6,1 1,1 1,0 11071,0 4744,2 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1В 11 101А/2 400 400 80,6 1503,2 1498,7 4,0 3,7 49,1 45,8 3,6 3,4 12268,3 5257,7 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/4Б 533 512/5 300 300 16,0 256,7 256,5 0,1 0,1 6,5 6,1 1,1 1,0 2104,4 901,9 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/2 16 617А/1 300 300 64,9 8,3 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8425,3 3600,9 147,9 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А 11 101А/1В 500 500 43,3 1503,3 1498,7 0,7 0,6 15,2 14,2 2,3 2,2 7684,2 3293,2 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/56 11 120/57 400 400 268,8 64,3 64,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 40184,8 17192,8 147,6 67,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/30-2 11 120/30-3 200 200 110,1 10,8 10,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11348,8 4849,8 147,0 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1В 533 516А/1А 400 400 66,8 509,9 509,1 0,4 0,4 5,7 5,3 1,2 1,1 10165,0 4356,2 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 506 533 508 500 500 139,4 503,5 501,8 0,2 0,2 1,7 1,6 0,8 0,7 24696,3 10582,7 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-6 533 ВРА/6-6 300 300 35,0 108,5 108,5 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 4598,1 1969,2 149,1 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-4 533 509/4А-5 250 250 140,5 13,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 16431,4 7017,7 147,6 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/2 533 #ВР512/д41 300 300 74,3 256,8 256,4 0,5 0,5 6,5 6,1 1,1 1,0 9801,3 4197,8 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А 11П #720 150 150 50,6 38,2 37,7 0,3 0,3 5,5 5,0 0,7 0,6 4323,3 1844,3 149,5 67,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/45-4 11 #1107 150 150 108,3 14,3 14,3 0,1 0,1 0,8 0,7 0,2 0,2 9174,7 3905,8 147,5 67,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/3 16 617А/2 300 300 28,5 8,3 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3698,2 1583,0 148,3 67,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 Т14 11 СТ24 700 700 229,5 3766,6 3751,9 3,7 3,5 16,3 15,2 3,0 2,8 52598,9 22541,4 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-12А 533 512/14-12 200 200 28,6 109,4 109,3 0,3 0,3 9,9 9,3 1,1 1,0 3005,1 1287,8 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-3 533 509/4А-4 250 250 38,1 13,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4459,6 1909,5 147,9 67,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/3 533 509/3А 250 250 36,4 151,1 150,9 0,2 0,2 5,9 5,5 0,9 0,9 4331,7 1855,3 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/55 11 120/56 400 400 233,2 64,3 63,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 34917,9 14942,8 148,1 67,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А1А74Б 11 101А1А74 300 300 54,1 451,9 451,2 1,1 1,0 20,1 18,8 1,9 1,8 7131,8 3056,3 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 #600 16 617А/3 300 300 13,5 8,3 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1749,4 749,3 148,5 67,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 525А/7В 232 #1681 150 150 18,7 80,7 80,7 0,5 0,4 24,4 22,9 1,4 1,3 1599,4 685,4 148,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/3 11 128/4 200 200 11,0 68,9 68,9 0,0 0,0 3,9 3,7 0,7 0,6 1149,0 492,4 148,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509В 533 509Г 500 500 19,4 1601,6 1598,4 0,3 0,3 17,3 16,1 2,5 2,3 3429,3 1469,7 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 СТ24 11 100 700 700 44,3 3766,4 3752,1 0,7 0,7 16,3 15,2 3,0 2,8 10139,4 4345,4 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/54 11 120/55 400 400 110,9 64,4 63,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 16614,1 7115,4 148,4 67,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1А 533 516А/1Б 400 400 18,8 509,9 509,1 0,1 0,1 5,7 5,3 1,2 1,1 2851,4 1222,0 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 К1/11 533 516А/6-1А 300 300 10,0 206,6 206,4 0,0 0,0 4,2 3,9 0,9 0,8 1313,0 562,6 149,5 69,2
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/53 11 120/54 400 400 44,2 64,4 63,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 6617,2 2835,2 148,5 67,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/52 11 120/53 400 400 39,8 64,4 63,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 5966,7 2556,5 148,6 67,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/6 11 1287 нетТК 200 200 23,2 37,6 37,6 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 2422,8 1038,2 148,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-2 533 509/4А-3 250 250 62,5 13,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7329,2 3136,3 148,5 67,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/51 11 120/52 400 400 39,1 64,4 63,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 5855,7 2509,0 148,7 67,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 505Б/11 232 505Б/11а 300 300 84,4 37,8 37,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 11095,0 4751,3 149,1 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 16 617А/4 16 #600 300 300 37,6 8,3 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4931,9 2096,6 149,1 67,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-7А 533 512/8-6А 200 200 45,6 169,2 169,0 1,1 1,0 23,7 22,2 1,6 1,5 4791,7 2053,4 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР509Г/4 533 512/8-8А 200 200 33,0 169,2 169,0 0,8 0,7 23,7 22,2 1,6 1,5 3470,5 1487,3 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/50 11 120/51 400 400 61,3 64,4 63,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 9255,1 3936,3 148,8 67,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 т.А 11 1П-1 800 800 229,8 3747,0 3733,2 1,8 1,7 8,0 7,5 2,3 2,1 58634,6 25128,1 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/30-1 11 120/30-2 200 200 134,4 10,8 10,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 13969,0 5935,9 148,3 67,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1123 533 516А/2А 400 400 13,5 509,9 509,2 0,1 0,1 5,6 5,3 1,2 1,1 2057,4 881,7 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УТ-1-100А 11 101 700 700 22,5 3761,4 3747,3 0,4 0,3 16,3 15,2 3,0 2,8 5153,2 2208,5 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 122А/5А 11 122А/5 150 150 163,5 6,5 6,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 13592,1 5791,9 145,0 67,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 128/2 11 128/3 200 200 52,8 68,9 68,9 0,2 0,2 3,9 3,7 0,7 0,6 5534,8 2371,5 148,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-2 533 516А/6-3 300 300 23,8 178,1 177,9 0,1 0,1 3,1 2,9 0,8 0,7 3132,0 1342,2 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/3А 533 #ВР509/3А 250 250 29,2 151,1 150,9 0,2 0,2 5,9 5,5 0,9 0,9 3473,4 1488,5 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А-1 533 509/4А-2 250 250 58,4 13,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6850,1 2931,6 149,0 67,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 100 11 #1114 600 600 32,9 3761,5 3747,3 1,2 1,1 36,6 34,1 4,0 3,8 6764,1 2898,9 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 #1114 11 100А 700 700 6,9 3761,4 3747,3 0,1 0,1 16,3 15,2 3,0 2,8 1587,9 680,5 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 132 11  т."Б" 600 600 294,6 22,5 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60049,4 25335,5 148,7 68,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/6 11П 122А/5А 150 150 32,9 6,5 6,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2736,2 1171,3 145,4 67,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-12 533 512/14-11 200 200 8,8 109,4 109,3 0,1 0,1 9,9 9,3 1,1 1,0 926,3 397,0 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509/4А 533 509/4А-1 250 250 43,4 13,0 12,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5153,1 2184,1 149,4 67,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #1810 533 ВРА/6-6 200 200 39,4 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3799,3 1771,2 134,2 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14 533 512/14-1 250 250 85,2 3,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10104,4 4245,9 149,0 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 100А 11 УТ-1-100А 700 700 8,4 3761,4 3747,3 0,1 0,1 16,3 15,2 3,0 2,8 1924,7 824,9 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101 11 101а 600 600 37,3 3761,4 3747,3 1,4 1,3 36,6 34,1 4,0 3,8 7658,1 3282,0 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Б 533 509В 500 500 19,4 1601,6 1598,4 0,3 0,3 17,3 16,1 2,5 2,3 3443,5 1475,8 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509 533 509Б 500 500 49,6 1601,7 1598,3 0,9 0,8 17,3 16,1 2,5 2,3 8791,2 3767,3 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР512/д41 533 #ВРвор32 300 300 43,4 256,7 256,4 0,3 0,3 6,5 6,1 1,1 1,0 5723,8 2452,9 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-3 533 516А/6-4 300 300 58,0 178,1 177,9 0,2 0,2 3,1 2,9 0,8 0,7 7636,1 3272,2 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/12-6 533 512/12-5 150 150 21,6 32,4 32,4 0,1 0,1 3,9 3,7 0,6 0,5 1846,5 791,2 148,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101а 11 УП-3 600 600 36,4 3747,1 3733,1 1,3 1,2 36,3 33,8 4,0 3,7 7481,3 3206,2 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 122А/7 11 122А/6 150 150 106,3 6,6 6,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 8881,4 3792,2 146,8 66,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/2 533 #1123 400 400 17,7 509,9 509,2 0,1 0,1 5,7 5,3 1,2 1,1 2685,5 1150,9 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/3-4А 11 122А/7 150 150 41,1 6,6 6,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3439,6 1472,0 147,3 66,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/1Б 533 516А/2 400 400 35,3 509,9 509,1 0,2 0,2 5,7 5,3 1,2 1,1 5366,5 2299,9 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/13-2 533 512/13-3 150 150 57,6 38,9 38,9 0,3 0,3 5,7 5,3 0,7 0,6 4929,2 2111,8 148,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-3А 11П 120/3-4А 150 150 49,2 6,6 6,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4123,3 1764,1 147,9 66,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КУРСК.10А 11 120/3-3А 100 100 39,6 6,6 6,5 0,1 0,0 1,4 1,2 0,3 0,2 2866,7 1227,1 148,4 65,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 519 232 217/10-4 200 200 51,8 17,8 17,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 5441,1 2332,4 149,6 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 УП-3 11 т.А 700 700 107,8 3747,1 3733,1 1,7 1,6 16,2 15,0 2,9 2,8 24693,1 10582,6 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П #720 11П #721 1000 1000 154,7 10,3 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45968,2 19277,9 149,4 67,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А73 11П 101А1А73А 300 300 62,6 452,0 451,2 1,3 1,2 20,1 18,8 1,9 1,8 8245,7 3532,1 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 120/3-2А 11 КУРСК.10А 100 100 28,0 6,6 6,5 0,0 0,0 1,4 1,2 0,3 0,2 2028,9 868,8 148,7 65,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 115 11П 115/1 150 150 88,0 79,4 79,4 2,1 2,0 23,6 22,2 1,4 1,3 7558,7 3250,2 149,8 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 КУРСК.8А 11П 120/3-2А 100 100 25,2 6,6 6,5 0,0 0,0 1,4 1,2 0,3 0,2 1824,4 781,3 149,0 65,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/4 533 512/4А 200 200 12,1 256,7 256,5 0,7 0,6 54,5 51,0 2,5 2,3 1268,2 543,5 149,7 69,2
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-1А 11 КУРСК.8А 100 100 39,5 6,6 6,5 0,1 0,0 1,4 1,2 0,3 0,2 2920,2 1226,8 149,4 65,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 508 533 509 500 500 22,5 503,4 501,9 0,0 0,0 1,7 1,6 0,8 0,7 3982,4 1707,6 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/14-11 533 512/14-10А 200 200 16,7 109,4 109,3 0,2 0,2 9,9 9,3 1,1 1,0 1748,7 749,4 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/1а-2 Капітальний ремонт будівлі дош 50 50 35,3 2,1 2,1 0,2 0,2 5,2 5,0 0,3 0,3 1734,5 741,5 137,4 63,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 1287 нетТК 11 128/8 150 150 18,3 37,6 37,6 0,1 0,1 5,3 5,0 0,6 0,6 1558,3 667,8 148,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/12-4б 533 #1810 200 200 78,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7769,7 3220,2 145,2 66,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/1а-3 232 217/1а-2 150 150 46,2 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3647,3 1555,2 139,1 63,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5 11 103/5-1 200 200 18,0 153,1 153,1 0,4 0,3 19,4 18,2 1,5 1,4 1899,6 815,8 149,8 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/8-8А 533 512/8-7А 200 200 59,3 169,2 169,0 1,4 1,3 23,7 22,2 1,6 1,5 6235,0 2671,9 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5-1 11 103/5-2 200 200 62,9 153,1 153,1 1,2 1,1 19,4 18,2 1,5 1,4 6641,3 2845,9 149,8 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 101А1А73А 11 101А1А74А 300 300 21,0 451,9 451,2 0,4 0,4 20,1 18,8 1,9 1,8 2770,9 1187,5 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 217/1а-4 232 217/1а-3 150 150 15,2 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1198,8 512,9 139,7 62,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 217/1а-5 533 217/1а-4 150 150 55,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4381,5 1866,5 141,7 62,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5-2 11 103/5-3 200 200 37,5 153,1 153,1 0,7 0,7 19,4 18,2 1,5 1,4 3958,6 1696,4 149,7 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 А14А 533 516А/12-4б 200 200 22,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2366,6 966,9 148,5 62,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/5-3 11 #814 200 200 14,7 153,1 153,1 0,3 0,3 19,4 18,2 1,5 1,4 1545,6 662,4 149,7 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 217/1а-6 533 217/1а-5 150 150 44,3 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3539,1 1509,5 143,4 61,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11П 115/1 11П 115/2 150 150 8,6 79,4 79,4 0,2 0,2 23,6 22,2 1,4 1,3 742,6 318,3 149,7 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР2д2/4 533 #ВР2/4 250 250 31,8 140,3 140,1 0,2 0,2 5,0 4,7 0,9 0,8 3783,7 1621,5 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 516А/6-4 533 Арт,5 300 300 77,1 142,1 141,9 0,2 0,1 2,0 1,9 0,6 0,6 10146,9 4347,7 149,3 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/21 11 101А/21А 400 400 71,5 153,0 112,7 0,0 0,0 0,5 0,3 0,4 0,3 10837,6 4644,7 148,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/8 11 101А/9 300 300 60,6 386,5 120,1 0,9 0,1 14,7 1,3 1,7 0,5 7983,8 3421,8 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРГон74а 232 217/1а-6 150 150 30,4 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2437,5 1041,2 144,6 60,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 232 #1681 533 525А/7Г 150 150 29,7 80,7 80,7 0,7 0,7 24,4 22,9 1,4 1,3 2534,2 1085,6 148,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/6 11 101А/6-Б 300 300 100,6 262,5 262,3 0,7 0,6 6,8 6,4 1,1 1,1 13295,7 5703,9 149,8 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР509/3А 533 #ВР2д2/4 250 250 10,4 140,3 140,1 0,1 0,0 5,0 4,7 0,9 0,8 1236,3 529,8 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513Г/3 533 #ВРГон74а 150 150 53,8 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4338,5 1848,5 146,6 60,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 509Г 533 510 500 500 47,2 1432,4 1429,4 0,7 0,6 13,8 12,9 2,2 2,1 8371,9 3588,0 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513Г/2 533 513Г/3 150 150 16,6 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1338,4 572,6 147,3 59,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 510 533 510А 500 500 25,7 1432,4 1429,4 0,4 0,3 13,8 12,9 2,2 2,1 4552,9 1951,2 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-44 11 120/3-45 200 200 52,0 66,1 66,0 0,2 0,2 3,6 3,4 0,6 0,6 5451,9 2336,0 149,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513Г/1 533 513Г/2 150 150 27,8 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2254,6 963,4 148,3 58,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВРвор32 533 512/4 300 300 13,5 256,7 256,4 0,1 0,1 6,5 6,1 1,1 1,0 1781,7 763,6 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 512/4А 533 512/4Б 300 300 61,3 256,7 256,5 0,4 0,4 6,5 6,1 1,1 1,0 8076,8 3461,2 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 513/Г 533 513Г/1 150 150 34,8 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2988,8 1208,3 149,8 58,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А/1А1 11 101А/1А1БН 150 150 34,0 55,2 55,2 0,4 0,4 11,4 10,7 0,9 0,9 2923,3 1257,8 149,9 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 112/9 11 103/1-5 200 200 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1582,5 678,2 148,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114А 11 114Б 200 200 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1171,5 502,1 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 533 #ВР509/3А 533 509/3А-1 80 80 54,1 10,8 10,8 0,6 0,6 11,9 11,2 0,7 0,6 3580,0 1533,0 149,7 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 103/3 11 103/3-БН 200 200 27,0 133,0 133,0 0,4 0,4 14,6 13,7 1,3 1,2 2840,9 1220,4 149,9 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 114Б 11 114Б/1А 200 200 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 442,3 189,6 78,3 38,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/32 11 120/32-1 150 150 31,1 79,5 79,4 0,7 0,7 23,6 22,2 1,4 1,3 2663,3 1142,4 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 101А1А74А 11П 101А1А74Б 300 300 31,7 451,9 451,2 0,6 0,6 20,1 18,8 1,9 1,8 4180,6 1791,6 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 120/3-43 11 #773 80 80 10,2 5,3 5,3 0,0 0,0 2,9 2,7 0,3 0,3 673,0 288,4 149,1 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 1,5,7) 11 1П-1 11 103 700 700 89,8 2243,4 2234,9 0,5 0,5 5,8 5,4 1,8 1,6 20563,0 8813,3 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 201 232 201а 500 500 103,9 1609,6 1605,9 1,8 1,7 17,4 16,3 2,5 2,3 18432,1 7899,2 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1б 232 П217/1в 200 200 20,2 122,5 122,5 0,3 0,2 12,4 11,6 1,2 1,1 2135,3 915,1 149,8 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 219/2а 232 219/2б 150 150 14,2 35,2 35,1 0,1 0,1 4,6 4,3 0,6 0,6 1217,9 521,9 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/1 232 227/2 150 150 25,6 9,7 9,8 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 2172,7 930,6 148,1 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #Яр.Вал,10 232 230а/4 150 150 28,2 20,4 20,4 0,0 0,0 1,6 1,5 0,3 0,3 2389,0 1023,5 147,2 68,5
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/15 232 #1965 150 150 26,8 16,5 16,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 2300,1 984,8 149,6 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР238 232 238/1 150 150 28,9 78,1 78,1 0,7 0,6 22,8 21,4 1,3 1,3 2477,8 1061,8 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1292 232 #1293 150 150 33,0 30,2 30,1 0,1 0,1 3,4 3,2 0,5 0,5 2798,8 1199,2 147,7 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 230а 232 231 400 400 44,8 640,2 639,2 0,4 0,4 8,9 8,3 1,5 1,4 6812,0 2919,3 149,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1277 232 #ВР 150 150 132,4 61,6 61,5 1,9 1,8 14,2 13,3 1,1 1,0 11343,2 4853,3 149,4 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 212А 232 213 500 500 24,9 1457,3 1454,5 0,4 0,3 14,3 13,4 2,2 2,1 4419,4 1894,0 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 219/1а 232 219/2а 150 150 48,1 35,2 35,1 0,2 0,2 4,6 4,3 0,6 0,6 4137,0 1769,6 149,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 204 232 205 500 500 71,9 1609,5 1606,0 1,3 1,2 17,4 16,3 2,5 2,3 12745,2 5462,1 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/5 232 #1980 150 150 32,5 26,2 26,1 0,1 0,1 2,6 2,4 0,4 0,4 2765,4 1184,9 148,7 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а 232 #1973 250 250 17,3 271,4 271,0 0,3 0,3 18,9 17,7 1,7 1,6 2050,1 878,7 149,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 218 232 219 400 400 106,9 786,2 784,6 1,4 1,3 13,4 12,6 1,9 1,8 16277,9 6974,8 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 228 232 228/1 200 200 38,8 141,2 141,2 0,6 0,6 16,5 15,5 1,4 1,3 4074,3 1750,1 149,6 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 209 232 #2258 500 500 61,9 1457,4 1454,4 0,9 0,8 14,3 13,4 2,2 2,1 10979,3 4705,3 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1а 232 217/2 200 200 54,5 20,3 20,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5742,8 2455,6 149,7 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243 232 243/1б 250 250 49,4 45,3 45,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 5827,4 2496,6 148,7 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1А-1 232 243 250 250 47,7 45,3 45,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 5623,9 2409,5 148,8 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 203 232 204 500 500 70,5 1609,5 1606,0 1,2 1,1 17,4 16,3 2,5 2,3 12502,5 5358,1 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а-3 232 #1302 150 150 17,0 3,9 3,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1437,9 615,6 147,7 67,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР231/1 232 #1338 150 150 26,8 48,0 48,0 0,2 0,2 8,6 8,1 0,8 0,8 2298,5 984,6 149,4 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1285 232 227/4 200 200 24,1 26,2 26,1 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 2505,9 1073,7 148,5 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/14 232 217/15 300 300 58,1 310,6 310,1 0,6 0,5 9,5 8,9 1,3 1,2 7642,5 3275,2 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 231 232 #1332 200 200 13,3 149,1 149,0 0,2 0,2 18,4 17,2 1,4 1,3 1391,5 597,4 149,5 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 207 232 208 500 500 75,4 1609,4 1606,1 1,3 1,2 17,4 16,3 2,5 2,3 13365,2 5727,8 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232/1 232 #1364 150 150 40,4 52,5 52,4 0,4 0,4 10,3 9,7 0,9 0,8 3465,6 1485,0 149,4 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 212 232 212А 500 500 25,0 1457,3 1454,5 0,4 0,3 14,3 13,4 2,2 2,1 4433,6 1900,1 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 237/5а 232 #ВР237/5А 200 200 20,9 93,1 93,1 0,2 0,1 7,2 6,7 0,9 0,8 2193,0 939,8 149,2 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 238/1 232 238/2 150 150 13,0 50,1 50,1 0,1 0,1 9,4 8,8 0,9 0,8 1118,2 479,1 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1278 232 #1277 150 150 32,2 101,0 100,9 1,2 1,2 38,2 35,8 1,7 1,6 2755,0 1180,6 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 231/1-1 232 #1335 80 80 45,8 23,4 23,4 2,5 2,4 55,7 52,3 1,4 1,3 3028,2 1297,4 149,2 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/9 232 217/10 300 300 45,9 392,3 391,5 0,7 0,6 15,1 14,1 1,7 1,6 6045,1 2590,6 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 Лис4а 232 227Б 300 300 20,4 781,4 780,2 1,2 1,1 60,0 56,2 3,3 3,1 2685,5 1150,9 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 П217/1в 232 217/1г 200 200 41,6 122,5 122,5 0,5 0,5 12,4 11,7 1,2 1,1 4387,6 1880,2 149,8 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/4 232 221/5 250 250 50,7 71,3 71,1 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 6017,9 2576,5 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/15 232 #ВРЧап4П 100 100 19,3 15,0 15,0 0,1 0,1 7,1 6,7 0,6 0,5 1429,6 613,8 149,6 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 237/6а 2ПН 237/6б 200 200 16,2 27,0 26,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 1701,1 724,3 149,1 67,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 218/1 232 218/2 150 150 22,1 40,3 40,3 0,1 0,1 6,1 5,7 0,7 0,6 1900,5 814,4 149,8 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР 232 217/11-7 150 150 29,6 61,6 61,5 0,4 0,4 14,2 13,3 1,1 1,0 2531,3 1084,7 149,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/10а-1 232 #1278 300 300 278,9 101,1 100,8 0,3 0,3 1,0 0,9 0,4 0,4 36714,0 15719,3 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/16 232 222/4 300 300 58,1 279,1 278,6 0,4 0,4 7,7 7,2 1,2 1,1 7651,3 3278,9 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/5 232 221/6 250 250 14,8 70,9 70,8 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 1750,7 750,4 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1332 232 #2035 200 200 44,0 149,1 149,0 0,8 0,8 18,4 17,2 1,4 1,3 4623,6 1981,4 149,5 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1б 232 #1448 250 250 21,5 45,3 45,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 2540,6 1088,6 148,6 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР219 232 219/1а 150 150 31,5 63,0 62,9 0,5 0,4 14,8 13,9 1,1 1,0 2708,2 1160,5 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/5 232 Шевч,20 100 100 59,7 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4418,3 1757,6 149,4 64,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 217/7 232 #1964 100 100 44,3 23,0 23,0 0,7 0,7 16,6 15,6 0,9 0,8 3283,1 1408,9 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1277 232 #1276 150 150 12,1 39,4 39,4 0,1 0,1 5,8 5,5 0,7 0,6 1040,2 446,6 149,4 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а-1 232 222/4а-2 150 150 16,8 3,9 3,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1425,6 610,4 148,6 67,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11-3 232 #ВРГон47б 150 150 20,4 39,4 39,4 0,1 0,1 5,8 5,5 0,7 0,6 1752,5 751,0 149,1 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) Вузол167 НС1 вул.Лисенко, 4 300 300 2,7 781,4 780,2 0,2 0,1 60,1 56,2 3,3 3,1 350,4 150,2 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР202-203 232 203 500 500 53,8 1609,6 1605,9 0,9 0,9 17,4 16,3 2,5 2,3 9534,0 4085,9 150,0 69,2
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 2ПН #1455 232 237/5 200 200 5,1 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 533,0 228,3 149,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #2258 232 211 500 500 42,1 1457,4 1454,5 0,6 0,6 14,3 13,4 2,2 2,1 7460,0 3197,1 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/1а 232 221/2 250 250 20,7 102,0 101,7 0,1 0,1 2,7 2,5 0,6 0,6 2455,9 1052,5 149,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1364 232 232/2 150 150 61,3 52,5 52,4 0,6 0,6 10,3 9,7 0,9 0,8 5249,7 2249,3 149,3 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 233 232 234 400 400 33,1 400,6 399,8 0,1 0,1 3,5 3,3 1,0 0,9 5026,3 2154,0 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 201а 232 201б 500 500 37,8 1609,6 1605,9 0,7 0,6 17,4 16,3 2,5 2,3 6700,1 2871,5 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/3 232 217/3а 200 200 26,3 20,3 20,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 2760,5 1182,6 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1731 533 531/1 150 150 19,5 45,8 45,8 0,2 0,1 7,8 7,4 0,8 0,7 1662,7 712,5 148,2 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 #2233 232 #1994 100 100 63,1 12,9 12,8 0,3 0,3 5,2 4,9 0,5 0,5 4668,8 1999,0 149,3 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1г 232 217/1 200 200 28,3 68,1 68,0 0,1 0,1 3,8 3,6 0,7 0,6 2986,3 1279,0 149,8 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232 232 233 400 400 66,1 400,6 399,8 0,2 0,2 3,5 3,3 1,0 0,9 10040,3 4301,1 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 217/6 533 217/7 300 300 49,8 415,3 414,5 0,8 0,8 17,0 15,9 1,8 1,7 6563,8 2812,3 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1 232 217/1а 200 200 11,1 68,1 68,0 0,0 0,0 3,8 3,6 0,7 0,6 1174,3 503,3 149,7 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/10 232 217/10а 300 300 55,5 392,3 391,5 0,8 0,8 15,1 14,2 1,7 1,6 7302,5 3129,5 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1338 232 231/3-1 100 100 9,2 35,1 35,1 0,4 0,3 38,8 36,4 1,4 1,3 684,9 293,6 149,3 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221вр 232 221 300 300 20,8 112,6 112,3 0,0 0,0 1,2 1,2 0,5 0,5 2739,1 1172,6 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1443 232 243/1а-2 200 200 134,8 33,9 33,8 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 14004,1 5995,0 147,9 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/13А 232 217/14 300 300 65,4 310,6 310,1 0,6 0,6 9,5 8,9 1,3 1,2 8610,8 3690,1 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРВлад54 232 221/10 300 300 107,0 25,6 25,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 13986,1 5985,2 148,8 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 201 500 500 79,7 1609,7 1605,8 1,4 1,3 17,4 16,3 2,5 2,3 14128,1 6054,8 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 2ПН 237/6б 2ПН 237/7 200 200 36,1 27,0 26,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 3756,6 1609,4 149,0 67,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 202 232 #ВР202-203 500 500 3,4 1609,6 1605,9 0,1 0,1 17,4 16,3 2,5 2,3 608,3 260,7 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 238/2 232 #ВРСоф23 150 150 42,9 50,1 50,1 0,4 0,4 9,4 8,8 0,9 0,8 3686,9 1579,8 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/2-1 232 #ВР221/2-1 100 100 11,8 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 866,4 372,1 149,3 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 БЖит,8а 232 243/2 150 150 31,1 22,9 22,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,4 0,4 2638,0 1134,7 148,6 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 531/2 533 531/2а 150 150 40,3 17,4 17,3 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 3420,4 1465,1 147,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1247 232 219/3б 150 150 17,8 35,2 35,1 0,1 0,1 4,6 4,3 0,6 0,6 1529,6 655,5 149,4 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1а 232 217/1а-1 200 200 22,4 47,8 47,8 0,0 0,0 1,9 1,8 0,5 0,4 2364,4 1013,8 149,7 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/11 232 221/12 200 200 22,7 25,6 25,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2366,2 1013,8 148,1 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221вр 232 222вр 400 400 48,9 601,7 600,6 0,4 0,4 7,9 7,4 1,4 1,4 7435,4 3187,2 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1448 232 243/1в 250 250 14,3 45,3 45,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 1688,7 723,7 148,5 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #2155 корпус навчальний НПУ імені М. 80 80 62,0 7,4 7,4 0,3 0,3 5,5 5,2 0,4 0,4 4058,8 1736,9 148,0 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4 232 222/3 200 200 81,3 3,7 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8533,1 3602,9 149,6 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 240/1а 232 240/2 150 150 25,4 9,0 9,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 2164,8 927,2 148,2 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232/2 232 #1392 100 100 97,6 14,6 14,5 0,7 0,6 6,7 6,2 0,6 0,5 7218,7 3071,2 149,2 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 238 232 #ВР238 150 150 53,5 78,1 78,1 1,2 1,1 22,8 21,4 1,3 1,3 4581,7 1968,9 149,4 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 231/3-1 232 231/3-2 150 150 26,4 35,1 35,1 0,1 0,1 4,6 4,3 0,6 0,6 2268,8 972,2 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/2 232 217/3 200 200 33,1 20,3 20,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3481,1 1491,2 149,4 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 219/4а 232 219/5а 150 150 49,3 19,4 19,4 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 4222,8 1808,7 149,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРГон43б 232 217/11-3 150 150 39,4 39,4 39,4 0,2 0,2 5,8 5,5 0,7 0,6 3384,0 1449,9 149,2 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1290 232 227/3б 200 200 19,0 26,2 26,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 1973,6 845,6 148,2 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217 232 217 500 500 0,7 1392,2 1389,7 0,0 0,0 13,0 12,2 2,1 2,0 115,2 49,4 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/6 232 #1981 150 150 21,9 26,2 26,1 0,1 0,1 2,6 2,4 0,4 0,4 1862,9 798,2 148,8 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/2 232 221/2-1 100 100 54,2 10,3 10,3 0,2 0,2 3,3 3,1 0,4 0,4 4008,7 1709,7 149,6 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 2ПН #1455 233 532 250 250 266,9 69,2 69,1 0,3 0,3 1,2 1,2 0,4 0,4 31633,6 13510,2 149,2 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1964 232 217/7-1 100 100 162,2 23,0 23,0 2,7 2,5 16,6 15,6 0,9 0,8 12036,1 5151,1 149,7 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232/2а 232 232/3 150 150 19,7 14,6 14,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,2 0,2 1670,4 715,7 148,6 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 225 232 226 400 400 55,7 540,7 539,7 0,4 0,3 6,4 5,9 1,3 1,2 8477,8 3631,9 149,7 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 224 232 225 400 400 119,3 601,7 600,7 0,9 0,9 7,9 7,4 1,4 1,4 18145,4 7776,0 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1 232 243/1а 250 250 17,9 45,3 45,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 2112,7 905,3 148,4 68,5
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 215 232 216 500 500 47,3 1392,3 1389,6 0,6 0,6 13,0 12,2 2,1 2,0 8376,3 3589,8 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 БЖит,8а 232 243/3 150 150 105,9 4,1 4,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8988,1 3741,8 148,6 64,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 219/3б 232 219/4а 80 80 20,9 19,4 19,4 0,8 0,7 38,4 35,8 1,2 1,1 1383,2 591,6 149,4 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/6-1 232 217/6-2 80 80 15,7 2,7 2,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 1045,0 446,4 149,6 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1в 232 243/1 250 250 24,9 45,3 45,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 2940,8 1260,1 148,5 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1434 232 247а 200 200 12,2 33,8 33,8 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1263,9 541,6 147,3 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРот213 232 214/2 200 200 40,1 33,0 33,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4224,4 1809,8 149,8 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/1а-1 232 #1170 200 200 13,7 47,8 47,8 0,0 0,0 1,9 1,8 0,5 0,4 1444,9 619,2 149,7 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 219 232 #ВР219 150 150 52,9 63,0 62,9 0,8 0,7 14,8 13,9 1,1 1,0 4546,2 1950,1 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3б 232 227/3а 200 200 10,5 26,2 26,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 1090,1 466,5 148,2 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/7А 232 217/9 300 300 4,4 392,3 391,5 0,1 0,1 15,1 14,1 1,7 1,6 582,1 249,5 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 206 232 207 500 500 52,5 1609,5 1606,0 0,9 0,9 17,4 16,3 2,5 2,3 9313,4 3991,4 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 531А 533 531 400 400 25,8 45,8 45,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3896,2 1668,0 148,3 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 201б 232 202 500 500 12,0 1609,6 1605,9 0,2 0,2 17,4 16,3 2,5 2,3 2133,5 914,3 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11-7-1 232 227/6 150 150 78,0 26,2 26,1 0,2 0,2 2,6 2,4 0,4 0,4 6673,1 2846,0 149,1 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 231/1 232 #ВР231/1 200 200 57,5 125,6 125,6 0,8 0,7 13,0 12,2 1,2 1,1 6047,6 2591,7 149,4 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 233 237/6 232 237/6а 200 200 42,4 93,1 93,1 0,3 0,3 7,2 6,7 0,9 0,8 4438,8 1902,1 149,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1а 232 243/1а-1а 250 250 11,9 45,3 45,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 1407,5 602,8 148,4 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 228/1 232 228/1А 200 200 51,5 83,3 83,2 0,3 0,3 5,7 5,4 0,8 0,8 5427,4 2324,8 149,6 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 230 232 230а 400 400 38,7 640,2 639,1 0,3 0,3 8,9 8,3 1,5 1,4 5880,9 2520,3 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/2-1 232 #Фран,44 100 100 62,7 7,4 7,4 0,1 0,1 1,7 1,6 0,3 0,3 4615,6 1972,5 149,3 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 205 232 206 500 500 35,7 1609,5 1606,0 0,6 0,6 17,4 16,3 2,5 2,3 6327,2 2711,6 150,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 217/7 232 217/7А 300 300 9,9 392,3 391,5 0,1 0,1 15,1 14,1 1,7 1,6 1300,0 557,1 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227 Вузол167 300 300 102,5 540,6 539,8 2,9 2,8 28,7 26,9 2,3 2,2 13510,2 5788,4 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/1 232 221/1-1а 100 100 17,2 10,6 10,6 0,1 0,1 3,5 3,3 0,4 0,4 1275,4 548,1 149,7 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 217/5 533 217/6 300 300 30,6 443,2 442,3 0,6 0,6 19,3 18,1 1,9 1,8 4025,1 1725,0 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 208/1 232 208/2 250 250 159,3 35,2 35,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 19012,3 8097,3 149,9 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 231/1 232 231/1-1 100 100 70,4 23,4 23,4 1,2 1,1 17,3 16,2 0,9 0,8 5218,7 2234,5 149,4 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/3 232 243/4 150 150 63,3 4,1 4,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5223,9 2230,8 146,4 64,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/8 232 #ВРВлад54 300 300 56,8 25,6 25,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7461,2 3183,4 149,1 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 #1726 233 532 100 100 33,2 6,9 6,9 0,1 0,0 1,5 1,4 0,3 0,2 2408,4 1046,4 145,7 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232/4 232 232/5 150 150 36,2 14,6 14,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,2 0,2 3071,9 1315,8 148,1 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1306 232 224 400 400 47,0 601,7 600,7 0,4 0,3 7,9 7,4 1,4 1,4 7151,9 3065,0 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217 232 218 400 400 68,3 826,5 824,9 1,0 0,9 14,8 13,9 2,0 1,9 10397,5 4456,2 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11-4 232 #ВРГон43б 150 150 10,9 39,4 39,4 0,1 0,1 5,8 5,5 0,7 0,6 936,1 401,2 149,2 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232/6 232 232/7 150 150 38,3 6,9 6,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3236,5 1385,3 147,6 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232/7 233 #СТР14-16 100 100 54,3 6,9 6,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,2 3958,7 1694,0 147,1 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1338 533 #2233 100 100 11,2 12,9 12,8 0,1 0,1 5,2 4,9 0,5 0,5 828,7 354,8 149,3 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 219/3а 232 #1247 150 150 37,0 35,2 35,1 0,2 0,2 4,6 4,3 0,6 0,6 3173,3 1359,6 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/4 232 #1290 200 200 42,1 26,2 26,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 4386,0 1878,9 148,4 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР221/2-1 будинок житловий 100 100 21,1 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1560,7 667,9 149,0 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227А 232 228 400 400 92,6 781,4 780,3 1,2 1,2 13,3 12,4 1,9 1,8 14081,3 6034,6 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 240 232 241 300 300 113,4 128,3 128,1 0,2 0,2 1,6 1,5 0,5 0,5 14900,4 6381,9 149,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) НС1 Вузол166 300 300 2,1 781,4 780,2 0,1 0,1 60,1 56,2 3,3 3,1 275,3 118,0 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/1-1а 232 #В221/1-1А 100 100 21,7 10,6 10,6 0,1 0,1 3,5 3,3 0,4 0,4 1614,7 691,7 149,6 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 247а 233 247 150 150 53,0 33,8 33,8 0,2 0,2 4,3 4,0 0,6 0,5 4489,2 1923,2 147,3 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/6 232 #ВР 221/6 250 250 21,8 70,9 70,8 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 2591,5 1110,5 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/2а 232 221/3 250 250 33,3 91,7 91,5 0,1 0,1 2,2 2,0 0,6 0,5 3951,8 1693,4 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1973 232 227/1 150 150 167,3 9,8 9,8 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 14350,1 6084,6 149,5 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 233 532 533 531А 400 400 62,2 74,0 74,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9383,4 4019,9 148,4 68,9
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1396 232 238 400 400 271,0 400,5 399,8 0,9 0,9 3,5 3,3 1,0 0,9 41128,6 17621,7 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 218 232 218/1 150 150 31,9 40,3 40,3 0,2 0,2 6,1 5,7 0,7 0,6 2739,0 1177,2 149,9 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/13 232 217/13А 300 300 14,8 310,6 310,1 0,1 0,1 9,5 8,9 1,3 1,2 1950,0 835,7 149,7 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а-2 232 222/4а-3 150 150 28,6 3,9 3,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2420,5 1035,6 148,3 67,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРЧап4П 232 217/15-1 100 100 19,6 15,0 15,0 0,1 0,1 7,1 6,7 0,6 0,5 1455,3 623,5 149,5 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 233 #СТР14-16 533 #1726 100 100 80,0 6,9 6,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,2 5817,9 2487,7 146,5 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР237/5А 233 237/6 200 200 26,0 93,1 93,1 0,2 0,2 7,2 6,7 0,9 0,8 2718,8 1165,1 149,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/5 232 #ВР Вол,2 150 150 99,2 4,0 4,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8117,7 3459,4 143,7 66,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1а-1 232 #1443 200 200 31,8 33,9 33,8 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 3312,9 1417,2 148,0 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 241 232 #1418 150 150 114,1 18,0 18,0 0,1 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 9759,2 4180,5 149,2 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 214 232 215 500 500 47,2 1392,3 1389,6 0,6 0,6 13,0 12,2 2,1 2,0 8364,7 3584,5 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 234 232 #1396 400 400 31,4 400,5 399,8 0,1 0,1 3,5 3,3 1,0 0,9 4765,1 2042,1 149,5 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 231/3-2 232 231/3-3 150 150 34,1 35,1 35,1 0,2 0,1 4,6 4,3 0,6 0,6 2929,5 1255,2 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 239 2ПН #1455 300 300 178,3 164,9 164,6 0,5 0,4 2,7 2,5 0,7 0,7 23414,7 10027,9 149,3 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 241 232 242 250 250 81,0 110,3 110,1 0,3 0,2 3,1 2,9 0,7 0,6 9605,8 4115,1 149,2 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/15 232 217/16 300 300 68,2 279,1 278,6 0,5 0,5 7,7 7,2 1,2 1,1 8980,9 3848,3 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 208 232 209 500 500 83,0 1457,5 1454,4 1,2 1,1 14,3 13,4 2,2 2,1 14712,6 6304,0 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 208/4 232 208/5 300 300 100,7 35,2 35,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 13200,3 5651,6 148,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 211 232 212 500 500 122,3 1457,4 1454,5 1,7 1,6 14,3 13,4 2,2 2,1 21674,2 9288,6 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/2 232 221/2а 250 250 16,4 91,7 91,5 0,0 0,0 2,2 2,0 0,6 0,5 1949,6 835,9 149,6 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 208/3 232 208/3а 250 250 36,1 35,2 35,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4277,1 1832,5 149,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1а-1а 232 243/1а-1 200 200 95,5 57,5 57,4 0,3 0,2 2,7 2,6 0,6 0,5 9945,4 4260,3 148,2 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/3-1А 232 222/2А 100 100 39,1 3,7 3,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 2842,2 1234,9 145,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1276 232 217/11-4 150 150 61,3 39,4 39,4 0,4 0,3 5,8 5,5 0,7 0,6 5262,6 2254,6 149,3 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1973 Вузол167 250 250 53,8 261,6 261,2 0,9 0,9 17,5 16,4 1,6 1,5 6392,3 2741,3 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 230а/4 232 230а/3 150 150 37,2 20,4 20,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,3 0,3 3149,3 1349,1 147,1 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 2ПН #1455 232 237/5а 300 300 19,4 93,2 93,1 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,4 2550,0 1093,4 149,2 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 531/1 533 531/1-1 100 100 30,2 28,4 28,4 0,8 0,7 25,4 23,8 1,1 1,0 2214,8 949,3 148,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 216 232 217 500 500 68,7 1392,2 1389,6 0,9 0,8 13,0 12,2 2,1 2,0 12169,0 5215,1 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/4 232 221/4-1 100 100 23,9 20,4 20,3 0,3 0,3 13,0 12,3 0,8 0,7 1768,7 759,9 149,5 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/15-1 232 #ВРд4в 100 100 40,6 15,0 15,0 0,3 0,3 7,1 6,7 0,6 0,5 3010,0 1289,3 149,5 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1302 232 222/4а-4 150 150 17,1 3,9 3,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1439,0 616,1 147,3 67,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217 533 217/5 300 300 46,8 443,2 442,3 0,9 0,8 19,3 18,1 1,9 1,8 6170,2 2642,0 149,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/10а 232 217/11 250 250 25,4 291,2 290,7 0,6 0,5 21,7 20,3 1,8 1,7 3020,4 1294,6 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР24А 232 222/2А 100 100 38,2 16,5 16,5 0,3 0,3 8,6 8,0 0,6 0,6 2827,2 1206,8 149,2 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 2ПН 237/7 533 БЖит,8а 200 200 55,3 27,0 26,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 5752,4 2463,9 148,9 67,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/10 232 221/11 200 200 44,1 25,6 25,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 4589,9 1966,2 148,2 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 226 232 227 400 400 107,7 540,7 539,8 0,7 0,6 6,4 5,9 1,3 1,2 16381,7 7020,1 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232 232 232/1 200 200 78,9 52,5 52,4 0,2 0,2 2,3 2,1 0,5 0,5 8279,4 3547,2 149,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222вр 232 #1306 400 400 58,0 601,7 600,6 0,5 0,4 7,9 7,4 1,4 1,4 8824,5 3781,8 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232/5 232 232/6 150 150 29,9 6,9 6,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2538,1 1083,2 147,9 67,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 213 232 #ВРот213 200 200 42,1 33,0 33,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4430,0 1902,7 149,9 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3-1 232 227/3-2 150 150 29,3 20,4 20,4 0,0 0,0 1,6 1,5 0,3 0,3 2479,9 1062,4 147,4 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1981 232 227/5 150 150 29,8 26,2 26,1 0,1 0,1 2,6 2,4 0,4 0,4 2533,9 1085,7 148,8 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) НС1 вул.Лисенко, 4 НС1 300 300 2,7 781,4 780,2 0,2 0,2 60,1 56,2 3,3 3,1 359,6 154,1 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/3 232 #ВРФр22П 150 150 35,2 3,7 3,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2977,9 1273,4 147,3 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 217/6 232 #ВР Б.ХМ66 100 100 37,2 27,9 27,9 0,9 0,9 24,5 23,0 1,1 1,0 2756,9 1185,1 149,8 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1392 232 232/2а 100 100 23,8 14,6 14,5 0,2 0,1 6,7 6,2 0,6 0,5 1750,2 749,9 148,7 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3а 232 #1292 150 150 46,9 30,2 30,1 0,2 0,2 3,4 3,2 0,5 0,5 3975,4 1703,1 147,8 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 240/1 232 240/1а 150 150 19,2 9,0 9,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 1638,5 701,9 148,4 68,9
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 208/2 232 208/3 250 250 72,1 35,2 35,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8555,1 3664,1 149,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4 232 222/4а 250 250 91,1 275,3 274,9 1,8 1,7 19,4 18,2 1,7 1,6 10821,9 4638,0 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 2ПН #1456 будинок житловий 65 65 17,7 2,5 2,5 0,0 0,0 1,9 1,8 0,2 0,2 1077,6 461,3 148,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 240 232 #Влад15 100 100 27,3 20,1 20,1 0,3 0,3 12,7 12,0 0,8 0,7 2019,8 868,0 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221 232 221/1 250 250 67,2 112,6 112,3 0,2 0,2 3,2 3,0 0,7 0,6 7990,4 3423,8 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) Вузол166 232 Лис4а 300 300 19,3 781,4 780,2 1,2 1,1 60,1 56,2 3,3 3,1 2541,9 1089,4 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1428 232 243А 250 250 39,0 110,3 110,1 0,1 0,1 3,1 2,9 0,7 0,6 4615,5 1977,9 148,9 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а-4 232 227/3а 100 100 60,9 3,9 3,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 4432,0 1911,9 146,9 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/1 232 221/1а 250 250 30,8 102,0 101,7 0,1 0,1 2,7 2,5 0,6 0,6 3661,0 1568,4 149,7 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 219/5а 232 217/13 150 150 24,1 19,4 19,4 0,0 0,0 1,4 1,3 0,3 0,3 2060,1 885,5 149,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3 232 227/3-1 150 150 15,2 20,4 20,4 0,0 0,0 1,6 1,5 0,3 0,3 1291,5 552,8 147,5 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 222/4а 232 222/4а-1 250 250 30,5 4,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3626,0 1533,8 149,5 67,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 242 232 242/2а 250 250 62,5 110,3 110,1 0,2 0,2 3,1 2,9 0,7 0,6 7408,8 3174,6 149,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 239 232 240 300 300 71,1 157,5 157,2 0,2 0,2 2,4 2,3 0,7 0,6 9337,5 4002,5 149,3 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 208 232 208/1 300 300 89,4 151,9 151,7 0,2 0,2 2,3 2,1 0,7 0,6 11791,5 5061,8 149,9 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11-7 232 217/11-7-1 150 150 46,6 61,6 61,5 0,7 0,6 14,2 13,3 1,1 1,0 3985,9 1708,0 149,1 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/12 232 221/13 200 200 59,6 25,6 25,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 6203,6 2656,9 148,0 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 242/2а 232 #1428 250 250 74,0 110,3 110,1 0,2 0,2 3,1 2,9 0,7 0,6 8760,4 3753,6 149,0 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1980 232 #1285 200 200 15,1 26,2 26,1 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 1570,2 672,8 148,6 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/2 232 243/1а-1а 250 250 83,8 12,2 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9888,5 4228,0 148,5 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 531 232 #1731 150 150 26,4 45,8 45,8 0,2 0,2 7,8 7,4 0,8 0,7 2246,8 962,8 148,2 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 229 232 230 400 400 51,8 640,2 639,1 0,5 0,4 8,9 8,3 1,5 1,4 7872,8 3373,9 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР 221/6 232 221/7 250 250 38,0 70,9 70,8 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 4505,9 1930,8 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217 232 217/1б 200 200 24,1 122,5 122,5 0,3 0,3 12,4 11,6 1,2 1,1 2538,1 1090,6 149,9 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #2035 232 231/1 200 200 84,3 149,1 149,0 1,5 1,5 18,4 17,2 1,4 1,3 8864,6 3798,5 149,5 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #Фран,44 232 #2155 80 80 69,0 7,4 7,4 0,4 0,4 5,5 5,2 0,4 0,4 4528,8 1937,7 148,6 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 213 232 214 500 500 58,3 1424,3 1421,5 0,8 0,7 13,7 12,8 2,2 2,1 10340,1 4431,1 149,9 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/6-2 Реконструкція з надбудовою адм 50 50 9,7 2,7 2,7 0,1 0,1 8,7 8,2 0,4 0,4 520,6 223,0 149,2 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 220вр 232 221вр 400 400 45,9 714,3 712,9 0,5 0,5 11,1 10,4 1,7 1,6 6988,6 2994,9 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1293 232 227/3 150 150 30,3 30,2 30,1 0,1 0,1 3,4 3,2 0,5 0,5 2569,3 1100,8 147,6 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 228 232 229 400 400 58,5 640,2 639,1 0,5 0,5 8,9 8,3 1,5 1,4 8886,5 3806,4 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 232/3 232 232/4 150 150 54,6 14,6 14,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,2 0,2 4638,2 1986,1 148,5 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243А 232 243/1А-1 250 250 14,9 45,3 45,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 1759,8 751,7 148,9 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 531/1-1 533 #1738 100 100 81,2 28,4 28,4 2,1 1,9 25,4 23,8 1,1 1,0 5961,7 2553,6 148,0 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 219/2б 232 219/3а 150 150 11,5 35,2 35,1 0,1 0,1 4,6 4,3 0,6 0,6 988,6 423,7 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 208/3а 232 208/4 250 250 56,2 35,2 35,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6653,5 2850,1 149,0 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #1965 232 #ВР24А 100 100 74,2 16,5 16,5 0,6 0,6 8,6 8,0 0,6 0,6 5489,9 2350,7 149,5 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/7 232 221/7А 250 250 32,5 70,9 70,8 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 3852,4 1650,8 149,3 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/2 232 227/3 150 150 42,9 9,7 9,8 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 3634,6 1556,3 147,8 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 238 232 239 400 400 83,7 322,4 321,8 0,2 0,2 2,3 2,1 0,8 0,7 12693,4 5435,7 149,4 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 219 232 220вр 400 400 125,8 723,3 721,8 1,4 1,3 11,4 10,6 1,7 1,6 19149,2 8205,4 149,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/4 232 243/5 150 150 70,8 4,0 4,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5818,2 2483,5 145,1 65,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР231/1 232 231/5 200 200 117,1 77,6 77,6 0,6 0,5 5,0 4,7 0,7 0,7 12314,3 5276,4 149,4 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 240 232 240/1 150 150 96,1 9,0 9,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 8223,7 3508,0 149,3 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 228/1А 232 228/2 200 200 119,2 83,3 83,2 0,7 0,6 5,7 5,4 0,8 0,8 12547,8 5375,5 149,5 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 243/1а-2 232 #1434 200 200 67,2 33,8 33,8 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 6967,2 2984,3 147,5 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/4-1 232 221/4-1-1 100 100 15,2 10,1 10,1 0,0 0,0 3,2 3,0 0,4 0,4 1130,3 484,2 149,4 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227Б 232 227А 300 300 26,5 781,4 780,3 1,6 1,5 60,0 56,2 3,3 3,1 3483,6 1492,9 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 227/3-2 232 #Яр.Вал,10 150 150 15,0 20,4 20,4 0,0 0,0 1,6 1,5 0,3 0,3 1268,3 543,5 147,3 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/7А 232 221/8 300 300 85,3 70,9 70,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 11209,7 4802,1 149,2 69,1
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВРФр22П 232 222/3-1А 150 150 35,8 3,7 3,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3016,0 1289,7 146,5 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/11 232 217/13 300 300 67,6 291,2 290,7 0,6 0,5 8,3 7,8 1,2 1,2 8902,0 3814,0 149,8 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 231 232 232 400 400 48,5 491,1 490,2 0,3 0,2 5,2 4,9 1,2 1,1 7372,3 3157,8 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 #ВР Б.ХМ66 232 217/6-1 100 100 40,8 27,9 27,9 1,0 0,9 24,5 23,0 1,1 1,0 3033,6 1299,8 149,7 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 221/3 232 221/4 250 250 59,5 91,7 91,5 0,1 0,1 2,2 2,0 0,6 0,5 7069,6 3029,2 149,6 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 237/5 2ПН #1456 100 100 9,2 2,5 2,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 678,9 290,7 149,0 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 232 217/10а 232 217/10а-1 200 200 28,9 101,1 100,8 0,2 0,2 8,4 7,9 1,0 0,9 3035,8 1300,4 149,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 2) 533 531/1 533 531/2 150 150 56,8 17,4 17,3 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 4836,2 2070,1 148,1 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 309/1а 153 309/2а 150 150 65,7 25,5 25,5 0,2 0,2 2,4 2,3 0,4 0,4 5651,6 2420,7 149,6 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2а 153 504/4-2-2В 200 200 10,6 30,9 30,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 1107,4 474,5 149,6 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 307В 153 #257 500 500 68,6 428,2 427,2 0,1 0,1 1,2 1,2 0,7 0,6 12160,5 5210,6 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #253 153 312 200 200 21,1 268,7 268,3 1,3 1,2 59,7 55,9 2,6 2,4 2220,4 951,6 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8 232 208/8-1-1 200 200 105,3 56,6 56,5 0,3 0,3 2,6 2,5 0,5 0,5 11003,4 4713,3 148,8 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1А-1 153 306/1А-2 150 150 16,7 65,4 65,4 0,3 0,3 16,0 15,1 1,1 1,1 1440,1 617,1 149,7 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-7 153 #319 200 200 38,0 30,9 30,9 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 3960,9 1697,0 148,4 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 Саксаг,42 153 311/1а 100 100 32,0 23,3 23,3 0,5 0,5 17,1 16,1 0,9 0,8 2378,7 1019,2 149,6 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-1В 232 208/8-2 150 150 44,8 24,3 24,3 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 3804,2 1629,7 148,3 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/1 153 312/1б 400 400 28,5 105,3 105,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 4339,0 1859,4 149,6 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/9 232 208/8 300 300 68,6 56,6 56,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8983,7 3848,5 148,9 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #291 153 504/4-6а 150 150 31,8 30,9 30,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 2711,1 1161,6 148,6 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 311 153 Саксаг,42 100 100 12,4 23,3 23,3 0,2 0,2 17,1 16,1 0,9 0,8 917,5 393,2 149,6 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/1А 153 312/2А 200 200 92,7 268,7 268,3 5,5 5,2 59,7 55,9 2,6 2,4 9750,0 4178,2 149,6 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306А 153 #279 150 150 18,2 65,4 65,4 0,3 0,3 16,0 15,1 1,1 1,1 1560,8 670,2 149,8 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312 153 312/1А 200 200 28,0 268,7 268,3 1,7 1,6 59,7 55,9 2,6 2,4 2940,7 1260,2 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/3 153 306/4 250 250 92,5 66,5 66,3 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4 11017,9 4719,9 149,6 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-1 232 208/8-1Б 150 150 13,3 24,3 24,3 0,0 0,0 2,2 2,1 0,4 0,4 1132,6 485,3 148,3 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-8б 153 504/4-9 150 150 36,8 30,9 30,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 3128,7 1340,5 148,1 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #253 153 312А 600 600 7,5 105,3 105,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1537,0 659,6 149,6 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 303/1А-1 153 304/1а-2 150 150 58,9 82,2 82,2 1,5 1,4 25,3 23,8 1,4 1,3 5077,0 2175,5 149,9 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #257 153 309/1а 150 150 22,6 25,5 25,5 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 1944,8 834,8 149,7 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-6 153 #291 150 150 52,4 30,9 30,9 0,2 0,2 3,6 3,4 0,5 0,5 4460,7 1911,0 148,8 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #320 153 #310 500 500 30,8 741,4 739,7 0,1 0,1 3,7 3,5 1,1 1,1 5464,3 2341,8 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #257 153 #252 500 500 158,1 402,6 401,7 0,2 0,2 1,1 1,0 0,6 0,6 28001,0 11996,9 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/4аК 232 208/8-7 150 150 23,3 73,3 73,3 0,5 0,4 20,1 18,9 1,3 1,2 1995,9 857,3 149,5 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306А 153 306Б 300 300 35,1 193,4 193,1 0,1 0,1 3,7 3,4 0,8 0,8 4627,7 1984,2 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2-2В 153 504/4-2-2Г 200 200 11,4 30,9 30,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 1194,0 511,7 149,6 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 307В 153 308 250 250 40,6 35,4 35,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4827,4 2071,2 149,7 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-3 153 504/4-3а 200 200 26,9 30,9 30,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 2810,8 1204,3 149,4 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 307б 153 307В 500 500 21,8 463,6 462,6 0,0 0,0 1,4 1,4 0,7 0,7 3869,9 1658,5 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-4 153 504/4-4А 200 200 55,7 30,9 30,9 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 5820,6 2493,3 149,2 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 ВРЕЗКА 153 504/4 500 500 87,5 215,7 215,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 15526,2 6658,7 150,0 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/2А 153 312/3А 200 200 85,7 268,6 268,4 5,1 4,8 59,7 55,9 2,6 2,4 9006,9 3859,8 149,6 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 #ВР221/57 232 221/5-6 200 200 12,4 68,5 68,5 0,0 0,0 3,9 3,6 0,7 0,6 1303,7 558,7 149,1 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4 153 504/4-1 200 200 85,2 215,7 215,5 3,3 3,1 38,4 36,1 2,1 1,9 8984,3 3850,0 149,9 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-3 232 #ВР208/8-3 150 150 91,4 24,3 24,3 0,2 0,2 2,2 2,1 0,4 0,4 7763,8 3324,5 148,1 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-5 153 504/4-6 150 150 36,0 30,9 30,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 3070,1 1315,4 148,9 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #294 153 304/1-2 100 100 7,0 26,9 26,9 0,2 0,2 22,8 21,4 1,0 1,0 522,3 223,8 149,7 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #253 130 #283 600 600 97,5 5,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20011,7 8216,7 149,6 64,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304/4А 153 304/4 250 250 6,7 46,2 46,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 792,4 339,8 148,8 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #319 153 207 200 200 9,0 30,9 30,9 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 935,7 401,0 148,3 68,6
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3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 303/1А 153 #293 150 150 10,1 82,2 82,2 0,3 0,2 25,3 23,8 1,4 1,3 873,9 374,5 149,9 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 Саксаг,72 153 304/1а 150 150 21,3 82,2 82,2 0,5 0,5 25,3 23,8 1,4 1,3 1835,7 786,7 149,7 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304А 153 304/1 150 150 39,3 79,5 79,4 0,9 0,9 23,7 22,2 1,4 1,3 3383,1 1451,5 149,9 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/2В 153 312/3Є 150 150 24,6 105,2 105,2 1,0 1,0 41,5 38,9 1,8 1,7 2115,9 906,8 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 #ВР208/8-3 232 208/8-4 150 150 25,6 24,3 24,3 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 2170,6 930,0 147,7 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/11 232 208/10 300 300 80,8 56,6 56,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 10603,1 4535,6 149,2 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-9-1 153 504/4-9-2 150 150 74,6 30,9 30,9 0,3 0,3 3,6 3,4 0,5 0,5 6342,0 2716,5 147,9 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 Жилян,59 153 304/4А 300 300 145,7 46,2 46,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 19166,9 8200,5 149,2 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 303 153 303/1А 150 150 28,0 82,2 82,2 0,7 0,7 25,3 23,8 1,4 1,3 2416,9 1035,7 149,9 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-5 153 306/1-6 300 300 82,4 75,0 74,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 10859,1 4652,1 149,6 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/11 232 221/5-7 200 200 19,6 68,5 68,5 0,1 0,1 3,9 3,6 0,7 0,6 2048,4 878,8 149,2 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 ВРЕЗКА 153 302б 500 500 123,5 903,4 901,1 0,7 0,6 5,5 5,1 1,4 1,3 21927,0 9394,7 150,0 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304/2 153 304/3 150 150 19,9 28,8 28,7 0,1 0,1 3,1 2,9 0,5 0,5 1710,9 732,0 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-3а 153 504/4-4 200 200 23,2 30,9 30,9 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 2426,7 1039,8 149,3 68,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 130 #283 130 314а 600 600 114,0 5,2 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22402,5 9487,3 145,8 65,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/13 232 208/12 300 300 89,8 125,1 124,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 11791,6 5052,3 149,4 68,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/16 232 208/14 300 300 56,1 156,2 156,0 0,1 0,1 2,4 2,3 0,7 0,6 7378,4 3161,8 149,4 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #вр303 153 #307 500 500 107,7 821,0 819,1 0,5 0,5 4,5 4,2 1,3 1,2 19111,7 8188,7 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-1-1 232 #ВР208/8-1 150 150 55,1 24,4 24,3 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 4696,5 2006,3 148,6 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #311 153 307б 500 500 100,6 463,6 462,6 0,1 0,1 1,4 1,4 0,7 0,7 17831,5 7640,3 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #205 306/4 153 306/5 250 250 44,3 101,9 101,9 0,1 0,1 2,7 2,5 0,6 0,6 5272,5 2259,3 149,4 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/14 232 208/13 300 300 21,0 125,1 124,9 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 2754,6 1179,5 149,4 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312А 153 312/1 400 400 34,5 105,3 105,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 5250,1 2249,8 149,6 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2-2А 153 504/4-2а 200 200 22,5 30,9 30,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 2357,4 1010,1 149,7 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/4 153 #205 306/4 250 250 41,3 66,5 66,4 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,4 4914,0 2106,0 149,4 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-4 153 306/1-5 300 300 36,9 75,0 74,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 4859,3 2082,2 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 207 153 #317 150 150 35,6 30,9 30,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 3031,9 1299,0 148,3 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #310 153 306А 500 500 42,9 741,3 739,8 0,2 0,1 3,7 3,5 1,1 1,1 7599,4 3256,8 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 #ВР208/8-1 232 208/8-1 150 150 14,0 24,3 24,3 0,0 0,0 2,2 2,1 0,4 0,4 1192,2 510,9 148,4 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #вр303 153 303 150 150 2,9 82,2 82,2 0,1 0,1 25,3 23,8 1,4 1,3 247,8 106,4 149,9 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #279 153 306/1А-1 150 150 80,0 65,4 65,4 1,3 1,2 16,0 15,1 1,1 1,1 6894,9 2954,1 149,8 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 ВРЕЗКА 500 500 119,4 1119,2 1116,6 1,0 0,9 8,4 7,9 1,7 1,6 21196,8 9083,9 150,0 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304/1 153 #294 100 100 38,8 26,9 26,9 0,9 0,8 22,8 21,4 1,0 1,0 2881,0 1235,6 149,9 69,9

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/4аК 232 208/16 300 300 88,8 156,2 156,0 0,2 0,2 2,4 2,3 0,7 0,6 11694,7 5005,6 149,5 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #317 153 504/4-8А 150 150 38,3 30,9 30,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 3253,9 1394,2 148,2 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-8А 153 504/4-8б 200 200 6,2 30,9 30,9 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 641,5 274,9 148,1 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/3А 153 312/4А 200 200 24,8 268,6 268,4 1,5 1,4 59,6 55,9 2,6 2,4 2606,8 1117,2 149,5 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-7 232 208/8-6 150 150 60,5 73,3 73,3 1,2 1,1 20,1 18,9 1,3 1,2 5198,6 2227,5 149,5 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304/3А 153 304/4 250 250 94,2 28,8 28,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 11206,3 4792,3 149,5 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1 153 306/2 250 250 102,2 66,5 66,3 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4 12186,0 5220,8 149,8 69,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/2 153 312/2В 400 400 72,1 105,3 105,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 10967,3 4699,0 149,4 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/2 153 306/3 250 250 20,1 66,5 66,3 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,4 2389,2 1023,9 149,6 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 302б 153 #вр303 500 500 199,9 903,3 901,2 1,1 1,0 5,5 5,1 1,4 1,3 35464,4 15197,4 150,0 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 Саксаг.74 153 Саксаг,72 150 150 26,9 82,2 82,2 0,7 0,6 25,3 23,8 1,4 1,3 2316,6 992,7 149,7 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-1Б 232 208/8-1В 150 150 6,4 24,3 24,3 0,0 0,0 2,2 2,1 0,4 0,4 546,7 234,3 148,3 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2-2Г 153 504/4-2-2Д 200 200 17,1 30,9 30,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 1784,6 764,7 149,5 68,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-1 153 306/1-2 300 300 68,8 115,4 115,3 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 9073,5 3887,8 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306Б 153 306/1 300 300 12,5 193,4 193,1 0,0 0,0 3,7 3,4 0,8 0,8 1651,5 707,8 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 221/5-6 232 221/5-5а 200 200 98,8 36,2 36,2 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 10358,9 4429,0 149,1 69,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304/1 153 304/2 150 150 23,2 52,6 52,5 0,2 0,2 10,4 9,7 0,9 0,8 1997,0 855,3 149,9 69,5

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1963



3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 308 153 #205 306/4 250 250 35,8 35,4 35,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4266,8 1827,3 149,6 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-1-1А 153 Саксаг.123 250 250 75,8 215,7 215,6 0,9 0,8 11,9 11,2 1,3 1,2 9049,2 3877,8 149,8 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #293 153 303/1А-1 150 150 13,1 82,2 82,2 0,3 0,3 25,3 23,8 1,4 1,3 1128,2 483,5 149,9 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/3Є 153 312/3 150 150 62,1 105,2 105,2 2,6 2,4 41,5 38,9 1,8 1,7 5333,7 2285,6 149,3 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/10 232 208/9 300 300 30,1 56,6 56,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3943,6 1689,8 149,0 68,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304/3 153 304/3А 200 200 65,1 28,8 28,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 6850,3 2934,0 149,8 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-2 232 208/8-3 150 150 15,5 24,3 24,3 0,0 0,0 2,2 2,1 0,4 0,4 1319,7 565,5 148,1 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #307 153 304А 500 500 2,0 821,0 819,1 0,0 0,0 4,5 4,2 1,3 1,2 356,6 152,8 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 221/5-5 232 221/5-4 200 200 85,2 36,2 36,2 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 8912,2 3817,0 148,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-6б 153 504/4-7 150 150 18,9 30,9 30,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 1611,7 690,6 148,5 68,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/1б 153 312/2 400 400 53,7 105,3 105,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 8179,2 3504,7 149,5 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-2-2Д 153 504/4-3 200 200 40,8 30,9 30,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 4264,8 1827,1 149,5 68,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304А 153 #320 500 500 140,9 741,4 739,7 0,5 0,5 3,7 3,5 1,1 1,1 24992,9 10708,8 149,9 69,3

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-3 153 306/1-4 300 300 19,3 75,0 74,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 2541,9 1089,3 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 312/4А 153 312/4аК 200 200 23,0 229,5 229,3 1,0 0,9 43,5 40,8 2,2 2,1 2419,7 1036,6 149,5 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-6а 153 504/4-6б 150 150 22,9 30,9 30,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 1950,1 835,6 148,6 68,5

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-6 153 Жилян,59 300 300 145,7 75,0 75,0 0,1 0,1 0,6 0,5 0,3 0,3 19180,1 8214,4 149,4 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 221/5-7 232 #ВР221/57 200 200 14,9 68,5 68,5 0,1 0,1 3,9 3,6 0,7 0,6 1557,6 667,5 149,2 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1А-2 153 306/1а-3 150 150 58,0 65,4 65,4 0,9 0,9 16,0 15,1 1,1 1,1 4996,1 2140,7 149,7 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-4А 153 504/4-5 150 150 36,9 30,9 30,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 3147,6 1348,6 149,0 68,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306А 153 3074а 500 500 147,0 482,5 481,3 0,2 0,2 1,6 1,5 0,7 0,7 26066,2 11164,4 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 3074а 153 #311 500 500 21,4 482,4 481,3 0,0 0,0 1,6 1,5 0,7 0,7 3800,0 1628,5 149,8 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #252 153 311 100 100 7,4 23,3 23,3 0,1 0,1 17,1 16,1 0,9 0,8 549,4 235,9 149,6 69,7

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304/1а-2 153 304/1а-3 150 150 51,0 82,2 82,2 1,3 1,2 25,3 23,8 1,4 1,3 4398,0 1884,6 149,8 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 221/5-5а 232 221/5-5 200 200 92,1 36,2 36,2 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 9638,5 4127,8 148,8 69,1

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-1 153 504/4-1-1А 250 250 45,0 215,7 215,6 0,5 0,5 11,9 11,2 1,3 1,2 5366,2 2299,6 149,9 69,6

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 Саксаг.123 153 504/4-2-2А 200 200 32,0 30,9 30,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 3370,6 1433,0 149,8 68,0

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1 153 306/1-1 300 300 28,1 115,4 115,3 0,0 0,0 1,3 1,2 0,5 0,5 3702,9 1586,3 149,8 69,4

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 304/1а-3 153 Саксаг.74 150 150 26,7 82,2 82,2 0,7 0,6 25,3 23,8 1,4 1,3 2297,8 984,7 149,8 69,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/8-4 232 208/8-5 150 150 52,5 24,3 24,3 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 4456,4 1909,0 147,7 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 306/1-2 153 306/1-3 300 300 18,8 75,0 74,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 2480,3 1061,7 149,7 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 504/4-9 153 504/4-9-1 150 150 25,2 30,9 30,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 2145,0 919,1 148,0 68,8

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 153 #252 153 #253 500 500 51,6 379,3 378,5 0,1 0,0 1,0 0,9 0,6 0,5 9143,8 3918,0 149,6 69,2

3.1.1_СТ-1 (ТМ 3) 232 208/12 232 208/11 300 300 74,2 125,1 124,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 9739,8 4173,3 149,3 68,9

3.1.2_СТ-2 263 625 263 626 700 700 57,4 773,1 768,8 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 12972,1 5559,2 148,4 68,1

3.1.2_СТ-2 215 121/2А 215 121/3А 250 250 56,5 98,5 98,2 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 6696,4 2869,5 149,5 68,7

3.1.2_СТ-2 220 242А 220 242 300 300 9,9 243,4 242,5 0,1 0,1 5,8 5,4 1,0 1,0 1288,0 552,0 147,9 68,1

3.1.2_СТ-2 215 148А/6 215 #744 200 200 19,5 33,5 33,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 2021,8 866,3 148,1 68,7

3.1.2_СТ-2 220 210/17 220 260Б/Ш.П. 300 300 90,0 310,4 309,2 0,9 0,8 9,5 8,8 1,3 1,2 11731,1 5026,9 148,6 68,1

3.1.2_СТ-2 220 207А/8 220 207А/9 500 500 234,5 65,8 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 40582,2 17357,3 147,9 66,4

3.1.2_СТ-2 215 115А 215 115ВЫХ 500 500 127,5 30,7 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22143,2 9420,4 147,5 66,5

3.1.2_СТ-2 220 260Б/Ш.П. 220 260Б 300 300 112,9 301,2 300,0 1,0 0,9 8,9 8,3 1,3 1,2 14704,9 6300,8 148,6 68,1

3.1.2_СТ-2 215 #256 215 128/11А 250 250 47,9 92,4 92,1 0,1 0,1 2,2 2,0 0,6 0,5 5680,3 2433,9 149,5 68,9

3.1.2_СТ-2 263 629/17-2а 263 629/17-3а 250 250 309,2 202,4 202,2 3,2 3,0 10,5 9,8 1,2 1,2 36317,2 15557,0 147,7 68,7

3.1.2_СТ-2 220 207А/7 220 207А/8 500 500 21,5 70,8 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3732,1 1597,2 148,0 66,2

3.1.2_СТ-2 23 ЦТП-21 33 309/1-2 100 100 20,3 79,4 79,4 4,0 3,8 198,4 186,2 3,1 2,9 1505,9 645,3 149,7 69,8

3.1.2_СТ-2 215 128/10А-4 215 128/10А-3 200 200 19,4 32,4 32,5 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 2035,9 871,2 149,0 69,3

3.1.2_СТ-2 215 #485 215 141 250 250 116,8 65,4 65,2 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,4 13819,8 5919,4 149,1 69,0

3.1.2_СТ-2 220 207А/5 220 207А/6 500 500 201,2 80,3 79,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 34931,1 14952,8 148,6 66,4

3.1.2_СТ-2 220 210/16 220 210/16А 500 500 73,4 511,2 509,1 0,1 0,1 1,8 1,6 0,8 0,7 12863,6 5512,6 148,7 68,1
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3.1.2_СТ-2 215 128/10А-1 215 128/10А-2 200 200 46,4 11,8 11,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4852,1 2077,2 148,9 69,1

3.1.2_СТ-2 215 129/7-2А 215 129/7-2Б 200 200 37,7 65,9 65,8 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 3936,3 1686,7 148,9 68,6

3.1.2_СТ-2 220 211/УТ-5 220 211/УТ-6 200 200 109,2 27,7 27,7 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 11249,1 4815,7 146,7 68,2

3.1.2_СТ-2 215 129/4А 215 250691 100 100 27,2 15,7 15,7 0,2 0,2 7,8 7,3 0,6 0,6 2002,6 860,9 149,4 69,2

3.1.2_СТ-2 215 121/7А 215 121/7Б 200 200 14,0 70,0 69,8 0,1 0,1 4,1 3,8 0,7 0,6 1460,3 626,1 149,2 68,6

3.1.2_СТ-2 250 516/10а 250 516/10б 400 400 19,2 83,2 83,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 2915,9 1250,5 149,7 68,9

3.1.2_СТ-2 263 624 263 625 700 700 30,2 773,2 768,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 6833,2 2928,4 148,5 68,1

3.1.2_СТ-2 23 312/2 23 312/3 250 250 142,8 135,3 135,1 0,7 0,6 4,7 4,4 0,8 0,8 16997,9 7276,9 149,7 69,3

3.1.2_СТ-2 215 157 215 158 200 200 22,0 12,9 13,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2271,1 974,4 147,1 68,7

3.1.2_СТ-2 220 210/16А-СЛ 220 210/17 500 500 163,6 492,9 491,0 0,3 0,3 1,6 1,5 0,8 0,7 28657,4 12279,8 148,7 68,1

3.1.2_СТ-2 263 623 263 624 700 700 69,4 773,2 768,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 15697,1 6727,0 148,5 68,1

3.1.2_СТ-2 215 #888 215 129/7-3А-6 150 150 16,3 13,5 13,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 1381,5 591,9 147,8 68,1

3.1.2_СТ-2 220 210/15А 220 210/16 500 500 22,5 511,2 509,1 0,0 0,0 1,8 1,6 0,8 0,7 3945,0 1690,7 148,7 68,1

3.1.2_СТ-2 263 622 263 623 700 700 55,5 773,3 768,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 12541,9 5374,9 148,5 68,0

3.1.2_СТ-2 220 217/1-2 220 217/1-3 100 100 83,4 24,5 24,5 1,6 1,5 18,9 17,8 0,9 0,9 6102,0 2613,4 147,6 68,7

3.1.2_СТ-2 250 516/17 250 516/17-1 100 100 44,4 20,6 20,6 0,6 0,6 13,3 12,5 0,8 0,7 3273,6 1409,6 149,5 69,6

3.1.2_СТ-2 215 140/11А 215 140/10А 200 200 18,3 53,2 53,2 0,0 0,0 2,3 2,2 0,5 0,5 1913,0 819,8 148,7 68,9

3.1.2_СТ-2 23 313/1-1 23 313/1-2 250 250 75,5 107,1 107,0 0,2 0,2 2,9 2,8 0,7 0,6 8976,3 3844,0 149,6 69,2

3.1.2_СТ-2 215 158/1А 215 158 200 200 31,7 21,2 21,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3292,1 1409,0 147,6 68,7

3.1.2_СТ-2 220 207А/6-ЦТП 220 207А/6-3 200 200 265,0 8,1 8,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 27521,5 11595,9 148,7 67,7

3.1.2_СТ-2 215 154/1А 215 154/1СМ 150 150 51,6 38,2 38,2 0,3 0,3 5,5 5,1 0,7 0,6 4380,6 1876,8 148,0 68,9

3.1.2_СТ-2 215 148А/1Б 215 148А/1В 250 250 24,5 84,4 84,3 0,0 0,0 1,8 1,7 0,5 0,5 2892,4 1239,5 148,8 68,9

3.1.2_СТ-2 23 311А/1 23 311А/2 250 250 149,5 159,8 159,7 1,0 0,9 6,5 6,1 1,0 0,9 17802,0 7627,1 149,8 69,6

3.1.2_СТ-2 215 128/3А 215 #845 150 150 23,2 64,7 64,6 0,4 0,3 15,7 14,7 1,1 1,0 1990,8 853,6 149,5 69,3

3.1.2_СТ-2 23 316/3-2 23 ЦТП-54 200 200 13,5 73,6 73,6 0,1 0,1 4,5 4,2 0,7 0,7 1411,6 605,8 149,4 69,7

3.1.2_СТ-2 215 149/10 215 #760 200 200 18,5 36,9 36,9 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 1911,3 819,0 147,2 68,1

3.1.2_СТ-2 220 243 220 242А 300 300 31,8 105,4 105,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,5 0,4 4123,1 1770,0 147,6 68,1

3.1.2_СТ-2 215 149/9 215 149/10 150 150 14,1 36,9 36,9 0,1 0,1 5,1 4,8 0,6 0,6 1187,1 508,7 147,2 68,0

3.1.2_СТ-2 220 251А 220 251 300 300 51,6 243,3 242,6 0,3 0,3 5,8 5,4 1,0 1,0 6701,7 2871,9 148,1 68,0

3.1.2_СТ-2 215 129/3 215 #827 100 100 19,6 19,1 19,1 0,2 0,2 11,5 10,8 0,7 0,7 1446,7 621,2 149,5 69,4

3.1.2_СТ-2 220 242А/1 220 242А 200 200 37,3 137,9 137,5 0,6 0,5 15,7 14,7 1,3 1,2 3869,6 1656,4 148,2 68,1

3.1.2_СТ-2 220 210/16А 220 210/16А-СЛ 500 500 49,1 492,9 490,9 0,1 0,1 1,6 1,5 0,8 0,7 8597,3 3683,9 148,7 68,0

3.1.2_СТ-2 215 128/4А 215 128/4А-1 150 150 49,7 29,6 29,5 0,2 0,2 3,3 3,1 0,5 0,5 4249,7 1821,8 149,3 69,2

3.1.2_СТ-2 220 210/15 220 210/15А 500 500 116,5 511,3 509,0 0,2 0,2 1,8 1,6 0,8 0,7 20407,9 8749,6 148,8 68,0

3.1.2_СТ-2 215 250297 215 129/7-2 150 150 42,3 29,4 29,4 0,1 0,1 3,2 3,1 0,5 0,5 3610,6 1546,5 148,8 69,2

3.1.2_СТ-2 215 126А 215 127 500 500 19,7 646,7 645,0 0,1 0,1 2,8 2,6 1,0 0,9 3493,3 1496,7 149,7 69,1

3.1.2_СТ-2 220 207А/6 220 207А/7 500 500 71,1 80,2 79,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 12331,7 5282,8 148,1 66,5

3.1.2_СТ-2 215 115А 215 #277 100 100 71,4 25,8 25,8 1,5 1,4 20,9 19,7 1,0 0,9 5191,6 2237,8 147,5 68,7

3.1.2_СТ-2 215 128/12А 215 #256 250 250 48,0 108,1 107,8 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 5688,2 2437,5 149,6 68,9

3.1.2_СТ-2 263 629/19 263 629/19-1 250 250 72,4 144,8 144,8 0,4 0,4 5,4 5,0 0,9 0,8 8493,0 3634,8 147,6 68,7

3.1.2_СТ-2 215 121/7Б 215 121/8А 200 200 53,3 70,0 69,8 0,2 0,2 4,1 3,8 0,7 0,6 5566,8 2385,2 149,2 68,7

3.1.2_СТ-2 220 213/3-ШП 220 213/3-УТ 100 100 63,4 34,1 34,0 2,3 2,2 36,5 34,2 1,3 1,2 4661,0 1996,9 148,6 68,7

3.1.2_СТ-2 220 242А/2 220 242А/1 200 200 42,3 137,9 137,5 0,7 0,6 15,7 14,7 1,3 1,2 4385,3 1879,3 148,2 68,0

3.1.2_СТ-2 23 313/1 33 313/2 400 400 121,8 361,8 361,2 0,3 0,3 2,8 2,7 0,9 0,8 18510,7 7931,4 149,7 69,2

3.1.2_СТ-2 215 127 215 128 500 500 26,8 646,7 645,0 0,1 0,1 2,8 2,6 1,0 0,9 4732,5 2028,2 149,7 69,1

3.1.2_СТ-2 220 207А/9 220 207А/10 500 500 62,3 62,6 62,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10769,0 4613,7 147,3 66,5

3.1.2_СТ-2 220 207А/1-3 220 207А/1-4 100 100 172,1 16,6 16,6 1,5 1,4 8,7 8,2 0,6 0,6 12657,8 5413,6 148,6 69,0

3.1.2_СТ-2 215 129/12-6 215 129/12-7 250 250 45,9 30,9 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5372,0 2287,1 147,7 66,5

3.1.2_СТ-2 263 621 263 622 700 700 156,4 773,4 768,5 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 35358,2 15151,7 148,5 68,0

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/6 СГ3 ЦТП-15 200 200 138,8 73,5 73,5 0,6 0,6 4,5 4,2 0,7 0,7 14570,0 6241,0 149,4 69,6
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3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А-7 215 #888 150 150 11,5 13,5 13,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 970,8 416,0 147,8 68,0

3.1.2_СТ-2 220 222/6 220 222/6-1 200 200 41,9 17,5 17,5 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 4282,3 1844,3 146,3 68,1

3.1.2_СТ-2 250 516/10-3 250 516/10-4 150 150 53,4 83,2 83,1 1,4 1,3 25,9 24,3 1,4 1,3 4573,5 1959,8 149,4 69,0

3.1.2_СТ-2 23 313/1-4 23 313/1-5 200 200 281,9 54,1 54,1 0,7 0,6 2,4 2,3 0,5 0,5 29525,0 12631,6 149,3 69,2

3.1.2_СТ-2 220 252 220 251А 300 300 81,9 243,4 242,6 0,5 0,4 5,8 5,4 1,0 1,0 10642,6 4560,6 148,2 68,0

3.1.2_СТ-2 263 637 263 638/2 200 200 11,2 53,2 53,1 0,0 0,0 2,3 2,2 0,5 0,5 1159,9 498,9 147,5 68,7

3.1.2_СТ-2 23 313 23 313/1 400 400 125,5 496,9 496,1 0,7 0,6 5,4 5,0 1,2 1,1 19082,7 8178,8 149,8 69,2

3.1.2_СТ-2 220 222/5 220 222/6 300 300 135,2 19,9 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17458,4 7422,0 147,2 66,9

3.1.2_СТ-2 215 129/17 215 129/18 200 200 45,4 77,3 77,2 0,2 0,2 4,9 4,6 0,7 0,7 4724,1 2024,3 148,5 68,7

3.1.2_СТ-2 220 242А/3 220 242А/2 200 200 22,8 137,9 137,5 0,4 0,3 15,7 14,7 1,3 1,2 2371,2 1015,0 148,2 68,0

3.1.2_СТ-2 33 315/1-3 33 315/1-5 150 150 160,0 60,5 60,5 2,2 2,1 13,7 12,9 1,0 1,0 13722,5 5877,5 149,4 69,6

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А43 215 129/7-3А44 100 100 85,6 14,0 14,0 0,5 0,5 6,2 5,8 0,5 0,5 6219,2 2662,1 146,7 68,2

3.1.2_СТ-2 250 526А/1 250 526А/2 150 150 35,8 21,9 21,9 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 3065,7 1313,4 149,3 69,2

3.1.2_СТ-2 263 620А 263 621 700 700 96,1 773,5 768,4 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 21724,4 9309,8 148,6 68,0

3.1.2_СТ-2 215 140/7А 215 250552 250 250 15,6 26,0 26,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1838,3 787,7 148,1 68,7

3.1.2_СТ-2 263 620 263 620А 700 700 33,4 773,5 768,3 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 7559,0 3239,5 148,6 68,0

3.1.2_СТ-2 215 158/6 215 158/5 200 200 28,7 49,4 49,3 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 2981,7 1277,2 148,2 68,7

3.1.2_СТ-2 215 108/13-2 215 108/13-3 80 80 69,0 3,6 3,5 0,1 0,1 1,3 1,2 0,2 0,2 4408,0 1882,6 145,0 67,0

3.1.2_СТ-2 263 639/15 263 СЭВС-27 250 250 50,9 71,7 71,7 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 5907,1 2531,0 146,0 68,0

3.1.2_СТ-2 220 253 220 252 300 300 47,6 243,4 242,6 0,3 0,3 5,8 5,4 1,0 1,0 6192,0 2653,5 148,2 68,0

3.1.2_СТ-2 220 210/15 220 210/15-1 300 300 30,8 6,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4009,1 1646,9 148,8 59,8

3.1.2_СТ-2 215 115ВЫХ 215 НС-11 500 500 168,1 30,7 30,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28984,9 12390,1 146,8 66,9

3.1.2_СТ-2 220 214-УТ2 220 220114 100 100 205,9 14,2 14,1 1,3 1,2 6,3 5,9 0,5 0,5 15117,2 6489,3 149,2 69,1

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4-4 250 516/10-4-5 150 150 29,9 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 2527,3 1082,7 148,0 68,1

3.1.2_СТ-2 220 250/2 220 250/2-1 150 150 31,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2663,1 1125,3 147,8 67,6

3.1.2_СТ-2 23 316 33 317 700 700 249,0 473,4 471,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 56909,1 24371,7 149,6 69,1

3.1.2_СТ-2 220 207А/1 220 207А/1-1 200 200 61,3 17,5 17,5 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 6365,7 2741,1 149,6 68,2

3.1.2_СТ-2 220 236/3А СШ №123 УО Подільської РДА в м 80 80 19,7 12,6 12,6 0,3 0,3 16,2 15,2 0,8 0,7 1285,5 551,9 147,4 68,7

3.1.2_СТ-2 220 207А/10 220 207А/11 500 500 126,9 62,6 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 21910,7 9381,3 147,2 66,7

3.1.2_СТ-2 263 619 263 620 700 700 27,9 773,5 768,3 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 6308,7 2703,7 148,6 68,0

3.1.2_СТ-2 23 312/3 33 312/3-1 18 150 150 59,6 27,8 27,8 0,2 0,2 2,9 2,7 0,5 0,4 5115,3 2193,1 149,5 69,6

3.1.2_СТ-2 33 304 23 305 700 700 208,1 2687,8 2678,8 1,7 1,6 8,3 7,8 2,1 2,0 47620,0 20407,6 149,9 69,2

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А 215 129/7-СМ 200 200 54,7 12,4 12,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5696,8 2440,4 148,7 68,9

3.1.2_СТ-2 220 220 220 221 300 300 51,2 89,3 89,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 0,4 6650,3 2849,6 147,9 68,0

3.1.2_СТ-2 263 638/2 263 638/3 200 200 38,1 53,2 53,1 0,1 0,1 2,3 2,2 0,5 0,5 3949,1 1692,1 147,5 68,7

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б 215 128/7Б-1 200 200 68,3 48,4 48,4 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 7144,3 3053,9 148,9 68,7

3.1.2_СТ-2 220 254 220 253 300 300 48,7 243,4 242,6 0,3 0,3 5,8 5,4 1,0 1,0 6334,6 2712,8 148,2 68,0

3.1.2_СТ-2 215 #744 215 #745 200 200 47,9 33,5 33,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4974,1 2130,9 148,0 68,7

3.1.2_СТ-2 263 618 263 619 700 700 71,3 773,6 768,2 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 16114,1 6905,7 148,6 68,0

3.1.2_СТ-2 220 210/9 220 210/10 500 500 38,2 600,5 597,2 0,1 0,1 2,4 2,3 0,9 0,9 6699,1 2871,0 149,1 68,0

3.1.2_СТ-2 220 245 220 244 300 300 70,5 141,6 141,1 0,1 0,1 2,0 1,8 0,6 0,6 9144,3 3918,3 147,7 68,0

3.1.2_СТ-2 215 129/12-7 215 129/12-8 250 250 106,3 30,9 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12347,4 5285,9 147,5 66,7

3.1.2_СТ-2 220 210/10 220 210/11 500 500 54,6 600,4 597,2 0,1 0,1 2,4 2,3 0,9 0,9 9587,6 4108,8 149,1 68,0

3.1.2_СТ-2 215 129/7-2 215 129/7-3 150 150 30,8 29,4 29,4 0,1 0,1 3,2 3,1 0,5 0,5 2625,1 1124,8 148,6 69,3

3.1.2_СТ-2 23 311А 23 311А/1 250 250 64,9 159,8 159,7 0,4 0,4 6,5 6,1 1,0 0,9 7715,4 3310,9 149,8 69,5

3.1.2_СТ-2 250 528 250 250151 125 125 17,8 45,4 45,4 0,4 0,3 20,1 18,9 1,1 1,0 1467,5 630,8 149,4 69,5

3.1.2_СТ-2 215 121/3А 215 121/4А 250 250 52,9 98,5 98,2 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 6264,4 2684,3 149,5 68,7

3.1.2_СТ-2 215 148а/1а 215 148А/1Б 250 250 46,0 84,4 84,3 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,5 5433,4 2328,2 148,8 68,9

3.1.2_СТ-2 220 210/ШО2 220 210/ШП 500 500 30,8 600,5 597,1 0,1 0,1 2,4 2,3 0,9 0,9 5406,0 2316,8 149,1 68,0

3.1.2_СТ-2 220 243/2 220 243/3 100 100 118,2 17,6 17,6 1,2 1,1 9,7 9,2 0,7 0,6 8591,2 3677,0 146,7 68,2
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3.1.2_СТ-2 33 317/2 33 317/3 250 250 81,0 153,6 153,5 0,5 0,5 6,0 5,7 0,9 0,9 9628,9 4126,0 149,5 69,4

3.1.2_СТ-2 220 210/ШП 220 210/9 500 500 70,4 600,5 597,1 0,2 0,2 2,4 2,3 0,9 0,9 12358,1 5296,0 149,1 68,0

3.1.2_СТ-2 220 207А/1 220 207А/2 500 500 116,8 103,5 102,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 20428,9 8742,0 149,6 66,7

3.1.2_СТ-2 220 207А/17 будинок адміністративний ДО "А 150 150 442,7 24,6 24,6 1,0 0,9 2,3 2,1 0,4 0,4 36906,8 15713,2 145,8 67,2

3.1.2_СТ-2 215 121/2А ПАТ "Tоргрічтранс" 50 50 45,8 0,7 0,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 2452,2 1031,0 149,5 68,1

3.1.2_СТ-2 263 617Б 263 618 700 700 97,7 773,7 768,2 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 22083,4 9463,6 148,6 68,0

3.1.2_СТ-2 215 250638 215 25 150 150 19,5 15,7 15,7 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1664,8 713,3 149,3 69,1

3.1.2_СТ-2 215 #836 215 128/9А 200 200 23,9 80,6 80,4 0,1 0,1 5,4 5,0 0,8 0,7 2499,7 1071,2 149,3 69,0

3.1.2_СТ-2 23 309 23 310 700 700 130,7 2479,4 2472,1 0,9 0,9 7,1 6,6 1,9 1,8 29901,0 12812,1 149,9 69,2

3.1.2_СТ-2 220 СЫРЕЦКАЯ32 220 250/3 150 150 32,0 38,4 38,4 0,2 0,2 5,5 5,2 0,7 0,6 2698,5 1155,9 147,6 68,0

3.1.2_СТ-2 263 617А 263 617Б 700 700 63,1 773,7 768,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 14268,4 6114,7 148,6 68,0

3.1.2_СТ-2 215 129/18 215 129/19 200 200 72,4 77,3 77,2 0,4 0,3 4,9 4,6 0,7 0,7 7544,8 3232,7 148,5 68,7

3.1.2_СТ-2 220 218 220 219А 500 500 153,5 105,1 104,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 26853,5 11499,1 148,4 68,1

3.1.2_СТ-2 263 629/17-3 263 629/17-4 200 200 67,7 9,1 9,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7028,8 2976,3 147,8 67,0

3.1.2_СТ-2 33 319А/2 будинок адміністративний Оболо 100 100 77,5 4,1 4,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 5703,8 2424,7 148,4 68,6

3.1.2_СТ-2 220 207А/11 220 207А/12 500 500 60,0 62,6 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10346,2 4432,1 146,8 66,7

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-10 215 128/7Б-11 150 150 34,5 31,5 31,5 0,1 0,1 3,7 3,5 0,5 0,5 2934,7 1257,4 148,0 68,9

3.1.2_СТ-2 215 144А 215 ш.о 300 300 44,8 16,8 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5868,2 2510,0 148,8 69,2

3.1.2_СТ-2 215 128/14А 215 #835 250 250 56,9 151,6 151,2 0,3 0,3 5,9 5,5 0,9 0,9 6755,1 2894,7 149,7 69,1

3.1.2_СТ-2 220 236/7-2 220 БН зах 2 100 100 76,7 18,5 18,5 0,8 0,8 10,8 10,2 0,7 0,7 5564,0 2382,6 146,3 68,1

3.1.2_СТ-2 215 129/7-СМ 215 129/7-4А 100 100 14,7 12,4 12,4 0,1 0,1 4,9 4,6 0,5 0,4 1083,4 464,2 148,2 68,9

3.1.2_СТ-2 250 516/8-1 250 516/8-2 200 200 29,4 12,3 12,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3077,5 1305,4 149,6 66,8

3.1.2_СТ-2 215 153А/1 215 153А/2 150 150 18,3 15,5 15,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,2 1559,5 668,2 148,4 68,7

3.1.2_СТ-2 220 207А/2 220 207А/3 500 500 136,9 103,4 102,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 23907,2 10239,6 149,4 66,8

3.1.2_СТ-2 220 210/УТ-3 220 210/ШО2 500 500 146,6 600,6 597,1 0,4 0,3 2,4 2,3 0,9 0,9 25725,5 11023,9 149,1 68,0

3.1.2_СТ-2 263 639/7а 263 БН-ИВАШК3 200 200 25,9 27,9 27,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 2656,4 1138,2 145,9 68,0

3.1.2_СТ-2 263 629/19-1 263 СЭВС-32 200 200 23,2 153,9 153,9 0,5 0,4 19,6 18,4 1,5 1,4 2405,3 1030,8 147,2 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-8 215 129/12-9 250 250 51,7 30,9 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5994,6 2567,7 147,1 66,8

3.1.2_СТ-2 23 303/2а 23 303/3 200 200 69,0 19,8 19,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7164,5 3067,5 147,9 68,8

3.1.2_СТ-2 215 149/8 215 149/9 150 150 84,2 36,9 36,9 0,4 0,4 5,1 4,8 0,6 0,6 7100,8 3041,6 147,4 68,0

3.1.2_СТ-2 215 112 215 113 500 500 334,5 13,5 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52416,7 22200,3 135,1 61,0

3.1.2_СТ-2 220 246 220 245 300 300 98,3 141,6 141,1 0,2 0,2 2,0 1,8 0,6 0,6 12748,1 5461,6 147,8 68,0

3.1.2_СТ-2 215 129 215 130 350 350 64,9 189,9 189,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 9494,6 4071,7 149,6 69,2

3.1.2_СТ-2 220 242 220 241 300 300 62,7 217,5 216,7 0,3 0,3 4,6 4,3 0,9 0,9 8136,5 3485,1 147,9 68,0

3.1.2_СТ-2 250 516/10-5 215 #1078 150 150 19,7 36,5 36,5 0,1 0,1 5,0 4,7 0,6 0,6 1691,2 724,1 149,3 69,3

3.1.2_СТ-2 263 639/14 263 639/15 250 250 75,2 71,7 71,7 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 8737,5 3743,4 146,1 68,0

3.1.2_СТ-2 220 210/УТ-2 220 210/УТ-3 500 500 65,8 600,6 597,0 0,2 0,1 2,4 2,3 0,9 0,9 11542,4 4946,5 149,2 68,0

3.1.2_СТ-2 215 250663 215 #178 125 125 47,4 17,7 17,7 0,1 0,1 3,1 2,9 0,4 0,4 3917,7 1678,0 149,5 69,5

3.1.2_СТ-2 220 220193 220 239 300 300 72,5 207,4 206,6 0,3 0,3 4,2 3,9 0,9 0,8 9396,9 4026,7 147,8 68,0

3.1.2_СТ-2 220 205 АТ "Укрзалізниця", Регіональна 65 65 128,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7799,0 3095,8 149,8 64,1

3.1.2_СТ-2 215 129/20-1 215 129/20-2 150 150 25,0 17,2 17,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 2130,6 912,8 148,2 69,1

3.1.2_СТ-2 220 250/2 220 СЫРЕЦКАЯ32 150 150 94,5 41,7 41,7 0,6 0,6 6,5 6,1 0,7 0,7 7980,9 3419,2 147,8 68,0

3.1.2_СТ-2 23 316/7-1 23 316/7-2 200 200 174,3 51,4 51,3 0,4 0,4 2,2 2,1 0,5 0,5 18215,7 7803,3 148,9 69,2

3.1.2_СТ-2 220 240 220 220193 300 300 63,0 207,4 206,6 0,3 0,2 4,2 3,9 0,9 0,8 8172,1 3501,9 147,8 68,0

3.1.2_СТ-2 220 207А/12 220 207А/13 400 400 41,8 62,5 62,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 6195,2 2654,4 146,6 66,8

3.1.2_СТ-2 23 311А 23 312 700 700 116,2 1988,6 1982,7 0,5 0,5 4,6 4,2 1,6 1,5 26582,9 11391,0 149,8 69,2

3.1.2_СТ-2 250 528 250 250153 125 125 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1691,9 725,1 149,4 68,9

3.1.2_СТ-2 215 129/4Б 215 129/4Б-1 200 200 83,4 53,3 53,1 0,2 0,2 2,3 2,2 0,5 0,5 8708,1 3735,2 149,2 68,7

3.1.2_СТ-2 220 207 220 207А 500 500 24,0 121,1 119,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4219,9 1801,3 149,7 66,8

3.1.2_СТ-2 215 131 215 132 350 350 117,4 129,7 129,2 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 17184,8 7362,3 149,5 69,1
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3.1.2_СТ-2 215 129/20 215 #794 200 200 38,6 58,9 58,8 0,1 0,1 2,9 2,7 0,6 0,5 4013,2 1719,1 148,3 68,7

3.1.2_СТ-2 220 207А 220 207А/1 500 500 67,3 121,1 119,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 11778,0 5046,4 149,7 66,8

3.1.2_СТ-2 220 207А/13 220 207А/14 400 400 107,7 62,5 62,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 15944,1 6828,4 146,5 66,9

3.1.2_СТ-2 23 309/1 23 ЦТП-22 200 200 163,6 108,1 108,1 1,6 1,5 9,7 9,1 1,0 1,0 17237,6 7385,0 149,8 69,8

3.1.2_СТ-2 220 211/УТ-4 220 211/УТ-5 200 200 70,9 27,7 27,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 7306,9 3129,3 147,0 68,1

3.1.2_СТ-2 215 140 215 #485 250 250 36,7 65,4 65,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,4 0,4 4351,6 1863,7 149,1 68,9

3.1.2_СТ-2 215 140/12А 215 140/11А 200 200 32,7 53,2 53,2 0,1 0,1 2,3 2,2 0,5 0,5 3414,4 1463,1 148,8 68,9

3.1.2_СТ-2 250 516/8-2 250 250293,305 200 200 110,3 12,3 12,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11437,2 4889,4 149,4 67,2

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-4А 215 128/7Б-5 150 150 41,2 48,4 48,4 0,4 0,3 8,8 8,2 0,8 0,8 3508,7 1503,5 148,4 68,9

3.1.2_СТ-2 215 250573 215 128/3А 300 300 46,0 154,1 153,9 0,1 0,1 2,3 2,2 0,7 0,6 6050,9 2593,0 149,5 69,2

3.1.2_СТ-2 215 250552 215 #488 250 250 32,6 26,0 26,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3833,6 1642,3 148,0 68,7

3.1.2_СТ-2 263 617 263 617А 700 700 193,5 773,9 767,9 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 43759,5 18751,2 148,7 68,0

3.1.2_СТ-2 220 244 220 243 200 200 76,4 125,9 125,4 1,0 0,9 13,1 12,2 1,2 1,1 7906,1 3386,6 147,7 68,0

3.1.2_СТ-2 250 527 250 528 500 500 107,3 515,4 514,3 0,2 0,2 1,8 1,7 0,8 0,7 18949,5 8120,4 149,5 68,9

3.1.2_СТ-2 215 129/12-9 215 129/12-10 250 250 23,0 30,9 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 2662,2 1140,7 146,9 66,8

3.1.2_СТ-2 215 #925 215 129/10 150 150 11,5 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 972,6 414,3 148,9 67,0

3.1.2_СТ-2 215 128/13А 215 128/12А 250 250 31,7 108,1 107,8 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 3765,7 1611,7 149,6 68,9

3.1.2_СТ-2 215 111 215 112 500 500 38,8 13,5 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6084,2 2604,0 135,6 59,3

3.1.2_СТ-2 250 516/5 250 516/6 500 500 89,7 597,4 595,3 0,2 0,2 2,4 2,2 0,9 0,9 15855,4 6792,3 149,8 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-10 215 129/12-11 250 250 15,8 30,9 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1832,4 785,2 146,8 66,9

3.1.2_СТ-2 215 135 215 136 300 300 106,2 70,4 69,9 0,1 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 13881,0 5945,9 148,6 68,8

3.1.2_СТ-2 23 316/3 23 316/4 400 400 100,9 309,5 308,9 0,2 0,2 2,1 2,0 0,7 0,7 15322,1 6563,2 149,5 69,1

3.1.2_СТ-2 220 211 220 211/УТ-1 200 200 40,3 27,8 27,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 4192,5 1789,9 149,5 66,9

3.1.2_СТ-2 215 143 215 250270 300 300 11,1 34,3 34,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1454,3 623,2 148,5 69,0

3.1.2_СТ-2 23 303/1 23 303/1А 200 200 114,1 19,9 19,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 11898,7 5091,2 149,5 68,2

3.1.2_СТ-2 215 118 215 117 500 500 134,5 61,6 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 23478,9 10016,8 148,4 67,0

3.1.2_СТ-2 215 110 215 111 500 500 64,0 13,6 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10063,9 4303,7 136,3 59,1

3.1.2_СТ-2 250 516/20-1 250 516/20-2 125 125 28,5 37,6 37,5 0,4 0,4 13,8 12,9 0,9 0,9 2343,4 1004,2 149,2 68,7

3.1.2_СТ-2 215 #809 215 129/6-1 150 150 37,0 21,3 21,3 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,3 3166,7 1356,6 149,0 69,5

3.1.2_СТ-2 220 247 220 СЛ 300 300 14,8 145,4 144,8 0,0 0,0 2,1 1,9 0,6 0,6 1920,9 823,2 147,9 67,9

3.1.2_СТ-2 220 СЛ 220 246 300 300 96,5 145,4 144,8 0,2 0,2 2,1 1,9 0,6 0,6 12524,0 5366,2 147,9 68,0

3.1.2_СТ-2 220 219 220 220 300 300 107,3 89,3 89,0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,4 0,4 13951,6 5971,8 148,1 68,0

3.1.2_СТ-2 220 210/ШП2 220 210/УТ-2 500 500 154,0 600,7 597,0 0,4 0,3 2,4 2,3 0,9 0,9 27041,4 11587,8 149,2 68,0

3.1.2_СТ-2 215 121/4А 215 121/5А 250 250 21,2 98,5 98,2 0,1 0,0 2,5 2,3 0,6 0,6 2507,5 1074,6 149,4 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-11 215 129/12-12 250 250 94,3 30,9 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10928,6 4679,2 146,8 67,0

3.1.2_СТ-2 215 158/5 215 158/4 200 200 15,1 49,4 49,3 0,0 0,0 2,0 1,9 0,5 0,4 1564,9 670,6 148,1 68,7

3.1.2_СТ-2 215 133 215 134 350 350 13,9 129,6 129,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 2025,1 867,9 149,2 69,2

3.1.2_СТ-2 250 516/6 250 516/7 500 500 31,9 597,3 595,3 0,1 0,1 2,4 2,2 0,9 0,9 5636,1 2415,4 149,7 68,7

3.1.2_СТ-2 25 ТМ-5 250 501 700 700 92,0 2187,0 2175,2 0,5 0,5 5,5 5,1 1,7 1,6 32573,3 20207,0 150,0 68,7

3.1.2_СТ-2 215 148А/1 215 148а/1а 250 250 8,9 84,4 84,3 0,0 0,0 1,8 1,7 0,5 0,5 1055,8 452,5 148,8 68,9

3.1.2_СТ-2 240 ШО СТ-2 25 ТМ-5 700 700 157,5 2219,1 2207,0 0,9 0,8 5,7 5,3 1,7 1,6 55754,5 34584,4 150,0 68,7

3.1.2_СТ-2 220 217-ШО 220 218 500 500 101,0 116,4 115,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 17669,8 7569,7 148,6 68,0

3.1.2_СТ-2 23 312/2 23 ЦТП-32 150 150 61,9 63,4 63,4 0,9 0,9 15,0 14,1 1,1 1,0 5316,6 2281,7 149,7 69,8

3.1.2_СТ-2 215 129/6 215 #809 150 150 25,1 21,3 21,3 0,0 0,0 1,7 1,6 0,4 0,3 2139,1 921,0 149,1 69,4

3.1.2_СТ-2 215 128/8А 215 128/7Б 400 400 61,3 80,5 80,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9284,2 3975,6 149,1 69,1

3.1.2_СТ-2 220 205/1 220 ПАВ 150 150 24,3 23,1 23,1 0,0 0,0 2,0 1,9 0,4 0,4 2092,4 896,5 149,7 69,8

3.1.2_СТ-2 220 207А/14 220 207А/15 400 400 44,9 62,5 62,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 6637,4 2843,8 146,3 66,9

3.1.2_СТ-2 263 639/12 263 639/13 250 250 53,8 87,5 87,4 0,1 0,1 2,0 1,8 0,5 0,5 6260,4 2682,5 146,3 68,0

3.1.2_СТ-2 215 #178 215 129/1б-1 100 100 44,2 17,7 17,7 0,4 0,4 9,9 9,3 0,7 0,6 3277,7 1404,0 149,3 69,6

3.1.2_СТ-2 215 158/4 215 158/3 200 200 25,6 49,4 49,3 0,1 0,0 2,0 1,9 0,5 0,4 2656,5 1138,4 148,1 68,7
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3.1.2_СТ-2 215 #188 215 129/3-2 100 100 30,7 19,1 19,1 0,4 0,3 11,5 10,8 0,7 0,7 2274,2 974,4 149,2 69,6

3.1.2_СТ-2 215 149/7 215 149/8 150 150 21,0 36,9 36,9 0,1 0,1 5,1 4,8 0,6 0,6 1773,3 759,9 147,4 68,0

3.1.2_СТ-2 250 526А 250 527 500 500 43,3 515,4 514,2 0,1 0,1 1,8 1,7 0,8 0,7 7643,6 3275,6 149,5 68,8

3.1.2_СТ-2 250 516/10а 250 516/11 500 500 105,5 428,1 426,5 0,1 0,1 1,2 1,2 0,7 0,6 18627,4 7981,1 149,7 68,7

3.1.2_СТ-2 215 НС-11 215 115/1а 500 500 137,1 30,6 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23578,3 10083,6 145,9 67,2

3.1.2_СТ-2 220 241 220 240 300 300 61,0 207,4 206,6 0,3 0,2 4,2 3,9 0,9 0,8 7910,0 3388,9 147,8 67,9

3.1.2_СТ-2 220 211/УТ-1 220 211/УТ-1б 200 200 138,1 27,8 27,6 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,2 14328,3 6132,1 149,4 67,1

3.1.2_СТ-2 23 310 23 311 700 700 234,8 2148,8 2142,1 1,2 1,2 5,3 5,0 1,7 1,6 53727,2 23019,3 149,8 69,2

3.1.2_СТ-2 263 616 263 617 700 700 283,3 774,2 767,6 0,2 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 64092,7 27462,2 148,8 67,9

3.1.2_СТ-2 220 207А/15 220 207А/16 400 400 81,0 62,5 62,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 11972,5 5128,4 146,2 67,0

3.1.2_СТ-2 23 ЦТП-34 33 313/3-2-39 80 80 17,0 53,1 53,1 4,9 4,6 286,6 269,0 3,2 3,0 1125,1 482,2 149,4 69,7

3.1.2_СТ-2 263 629/17-4 263 629/17-5 200 200 180,6 9,1 9,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 18528,0 7896,4 147,0 67,9

3.1.2_СТ-2 215 128/7А 215 128/7Б 400 400 30,6 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4632,6 1987,2 148,8 69,1

3.1.2_СТ-2 215 128/3А-5а 215 128/3А-6 150 150 25,3 29,8 29,8 0,1 0,1 3,3 3,1 0,5 0,5 2162,8 926,4 149,1 69,4

3.1.2_СТ-2 СГ4 405 П10 406 1200 1200 317,2 1,4 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89056,5 38167,1 119,0 54,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-12 215 129/12-13 250 250 50,7 30,9 30,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5874,3 2516,3 146,4 67,1

3.1.2_СТ-2 220 217/5 220 217/6 300 300 34,4 40,9 40,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4449,4 1894,9 147,1 68,0

3.1.2_СТ-2 215 140А 215 140 300 300 23,4 123,7 123,5 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 3070,7 1315,9 149,2 69,0

3.1.2_СТ-2 250 516/8 250 516/8-1 200 200 43,9 86,0 85,8 0,3 0,3 6,1 5,7 0,8 0,8 4594,2 1968,5 149,7 68,7

3.1.2_СТ-2 23 316/3-2 33 316/3-3 250 250 66,6 122,2 122,1 0,3 0,2 3,8 3,6 0,8 0,7 7909,5 3386,1 149,4 69,2

3.1.2_СТ-2 263 638/3 263 638/4 200 200 33,8 53,2 53,2 0,1 0,1 2,3 2,2 0,5 0,5 3498,6 1499,1 147,4 68,7

3.1.2_СТ-2 220 248 220 247 300 300 42,8 145,4 144,8 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,6 5549,4 2378,4 148,0 67,9

3.1.2_СТ-2 215 140 215 Спаська 10 200 200 41,6 58,3 58,3 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,5 4349,0 1864,6 149,1 69,1

3.1.2_СТ-2 220 207А/16 220 207А/17 400 400 93,8 62,5 62,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 13868,4 5940,0 146,0 67,1

3.1.2_СТ-2 220 238 220 237 400 400 21,8 168,5 167,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 3254,7 1394,8 147,7 67,9

3.1.2_СТ-2 220 239 220 220194,385 80 80 13,4 10,6 10,6 0,2 0,1 11,4 10,8 0,6 0,6 873,3 375,7 147,7 68,9

3.1.2_СТ-2 220 251 220 250 300 300 96,2 213,2 212,5 0,4 0,4 4,5 4,2 0,9 0,9 12501,7 5353,3 148,1 67,9

3.1.2_СТ-2 23 313/3-3 23 313/3-4 200 200 82,2 115,4 115,4 0,9 0,9 11,0 10,3 1,1 1,0 8628,4 3697,1 149,5 69,4

3.1.2_СТ-2 220 210/14 220 210/15 500 500 128,3 517,6 515,2 0,2 0,2 1,8 1,7 0,8 0,7 22486,6 9636,0 148,8 67,9

3.1.2_СТ-2 250 526А 250 526А/1 200 200 41,6 21,9 21,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4361,7 1870,3 149,5 69,2

3.1.2_СТ-2 220 210/2П2 220 210/ШП2 500 500 314,5 600,8 596,8 0,8 0,7 2,4 2,3 0,9 0,9 55223,7 23661,4 149,3 67,9

3.1.2_СТ-2 215 121 215 ШО 500 500 30,2 89,3 88,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5311,8 2267,3 149,6 67,1

3.1.2_СТ-2 Вузол158 215 128/10А-4 200 200 31,8 32,4 32,5 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 3333,4 1428,2 149,1 69,3

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-9 215 128/7Б-10 150 150 13,9 31,5 31,5 0,1 0,0 3,7 3,5 0,5 0,5 1176,9 504,3 148,0 68,9

3.1.2_СТ-2 215 #925 215 129/12 500 500 147,5 143,2 142,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 25851,4 11074,8 148,9 68,0

3.1.2_СТ-2 263 639/13 263 639/14 250 250 80,5 71,7 71,7 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 9355,7 4007,1 146,2 68,0

3.1.2_СТ-2 215 149/6 215 149/7 150 150 40,0 36,9 36,9 0,2 0,2 5,1 4,8 0,6 0,6 3371,1 1444,4 147,5 67,9

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/4 СГ3 310/5 300 300 82,4 146,4 146,2 0,2 0,2 2,1 2,0 0,6 0,6 10862,0 4652,6 149,7 69,5

3.1.2_СТ-2 215 ШО 215 ШП 400 400 395,2 89,3 88,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 59420,8 25420,6 149,5 67,4

3.1.2_СТ-2 215 129/12-13 215 129/12-14 250 250 40,2 29,1 29,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4659,0 1995,8 146,2 67,2

3.1.2_СТ-2 215 128/3А-1 215 128/3А-2 150 150 64,1 64,7 64,6 1,0 0,9 15,7 14,7 1,1 1,0 5495,4 2354,7 149,4 69,4

3.1.2_СТ-2 215 140/5А 215 #821 200 200 9,7 11,8 11,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1008,8 432,3 147,9 68,7

3.1.2_СТ-2 215 147/2 215 147/2ШП 150 150 11,9 24,6 24,6 0,0 0,0 2,3 2,1 0,4 0,4 1015,6 435,2 148,7 69,3

3.1.2_СТ-2 220 250СЫР30/1 220 250/2 150 150 35,3 42,7 42,7 0,2 0,2 6,8 6,4 0,7 0,7 2984,7 1277,1 147,8 67,9

3.1.2_СТ-2 250 516/7 250 516/8 400 400 83,6 597,3 595,3 0,6 0,6 7,8 7,2 1,4 1,3 12679,8 5433,9 149,7 68,7

3.1.2_СТ-2 Вузол160 Вузол161 300 300 271,6 49,2 49,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 51599,2 31679,0 148,0 68,5

3.1.2_СТ-2 263 629/17 263 629/17-3 250 250 115,7 129,1 129,0 0,5 0,5 4,3 4,0 0,8 0,7 13595,6 5828,2 147,9 68,7

3.1.2_СТ-2 215 154 215 154/1А 150 150 43,2 38,2 38,2 0,2 0,2 5,5 5,1 0,7 0,6 3669,2 1573,3 148,1 68,9

3.1.2_СТ-2 220 210/14СЛ 220 210/14 500 500 127,9 517,7 515,1 0,2 0,2 1,8 1,7 0,8 0,7 22403,3 9600,3 148,8 67,9

3.1.2_СТ-2 250 526 250 526А 500 500 112,6 537,4 536,1 0,2 0,2 1,9 1,8 0,8 0,8 19876,5 8517,7 149,5 68,9
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3.1.2_СТ-2 215 117 215 116 500 500 48,2 56,6 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8374,7 3589,5 148,0 67,2

3.1.2_СТ-2 263 6П5 263 616 700 700 160,1 774,3 767,5 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 36230,8 15525,5 148,8 67,9

3.1.2_СТ-2 215 128/10А 215 128/10А-1 200 200 47,2 11,8 11,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4944,9 2114,4 149,3 68,9

3.1.2_СТ-2 23 312/4-2 23 ЦТП-31 150 150 120,3 49,8 49,8 1,1 1,1 9,3 8,7 0,9 0,8 10313,3 4417,6 149,3 69,6

3.1.2_СТ-2 250 516/20-2 250 #872 200 200 69,8 37,6 37,5 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,3 7290,1 3122,7 149,2 68,8

3.1.2_СТ-2 263 615 263 6П5 700 700 34,3 774,3 767,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 7759,1 3325,2 148,8 67,9

3.1.2_СТ-2 215 129/4Б-3 215 140/12А 200 200 13,6 53,2 53,2 0,0 0,0 2,3 2,2 0,5 0,5 1414,5 606,2 148,8 68,8

3.1.2_СТ-2 250 УТ-8 адміністративна будівля 200 200 323,8 35,5 35,4 0,3 0,3 1,0 1,0 0,3 0,3 33818,9 14457,9 149,1 69,1

3.1.2_СТ-2 215 140/1А 215 250154,875 200 200 48,6 32,5 32,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 5083,4 2174,6 149,0 68,9

3.1.2_СТ-2 220 210/5а 220 210/6 500 500 145,6 620,2 615,7 0,4 0,3 2,6 2,4 1,0 0,9 25576,6 10960,2 149,4 67,9

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А-8 215 129/7-3А-7 150 150 46,8 13,5 13,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 3961,6 1696,5 148,1 68,0

3.1.2_СТ-2 220 210/13АС.Л 220 210/13АСЛ 500 500 19,5 517,7 515,1 0,0 0,0 1,8 1,7 0,8 0,7 3413,7 1463,0 148,9 67,9

3.1.2_СТ-2 220 210/13АСЛ 220 210/14СЛ 500 500 28,3 517,7 515,1 0,1 0,0 1,8 1,7 0,8 0,7 4957,4 2124,6 148,9 67,9

3.1.2_СТ-2 220 210/7 220 210/8 500 500 36,7 600,9 596,7 0,1 0,1 2,4 2,3 0,9 0,9 6447,4 2763,1 149,3 67,9

3.1.2_СТ-2 220 207А/8 220 220079,83 100 100 144,3 5,0 5,0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,2 0,2 10458,9 4476,4 147,9 68,0

3.1.2_СТ-2 215 128 215 129 400 400 40,7 443,6 442,2 0,2 0,2 4,3 4,0 1,1 1,0 6182,5 2648,4 149,7 69,0

3.1.2_СТ-2 220 250/1 220 220147,148 100 100 13,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 953,2 409,1 147,9 68,8

3.1.2_СТ-2 263 6П4 263 615 700 700 22,5 774,4 767,4 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 5089,1 2181,0 148,9 67,9

3.1.2_СТ-2 220 217-УТ3А 220 217-ШО 500 500 76,2 116,4 115,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 13343,6 5716,9 148,7 67,9

3.1.2_СТ-2 220 211/УТ-1б 220 211/УТ-2 200 200 186,2 27,7 27,6 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,2 19291,2 8252,1 148,9 67,4

3.1.2_СТ-2 220 239 220 238 400 400 54,4 168,5 167,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 8141,9 3487,5 147,7 67,9

3.1.2_СТ-2 263 636 263 637 700 700 15,8 219,0 218,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3541,2 1517,6 147,5 67,9

3.1.2_СТ-2 215 #827 215 129/3-1 125 125 28,3 19,1 19,1 0,1 0,1 3,6 3,3 0,5 0,4 2337,6 1001,5 149,4 69,5

3.1.2_СТ-2 220 210/8 220 210/2П2 500 500 88,8 600,8 596,8 0,2 0,2 2,4 2,3 0,9 0,9 15590,4 6681,1 149,3 67,9

3.1.2_СТ-2 220 248 220 #1073 100 100 93,8 6,1 6,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,2 0,2 6853,6 2917,8 148,0 67,6

3.1.2_СТ-2 263 635 263 636 700 700 24,5 219,0 218,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 5515,6 2363,7 147,5 67,9

3.1.2_СТ-2 263 614 263 6П4 700 700 63,7 774,4 767,4 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 14412,7 6176,6 148,9 67,9

3.1.2_СТ-2 215 #732 215 #734 200 200 18,3 25,3 25,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1917,3 821,5 148,8 69,4

3.1.2_СТ-2 220 210/13А 220 210/13АС.Л 500 500 49,3 517,7 515,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,8 0,7 8641,4 3703,3 148,9 67,9

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-5 215 128/7Б-6 150 150 37,8 31,5 31,5 0,1 0,1 3,7 3,5 0,5 0,5 3216,1 1376,7 148,4 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-14 215 129/12-15 250 250 30,7 29,1 29,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3556,3 1523,6 146,1 67,2

3.1.2_СТ-2 220 210/13 220 210/13А 500 500 43,4 517,8 515,0 0,1 0,1 1,8 1,7 0,8 0,7 7597,3 3255,8 148,9 67,9

3.1.2_СТ-2 250 501 250 ШО СТ-2 700 700 138,4 2187,0 2175,3 0,8 0,7 5,5 5,1 1,7 1,6 48979,6 30392,1 150,0 68,7

3.1.2_СТ-2 250 250293,305 250 516/8-3 250 250 34,2 12,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4007,5 1716,0 148,5 67,3

3.1.2_СТ-2 23 307 33 230478,479 150 150 167,9 20,0 20,0 0,3 0,2 1,5 1,4 0,3 0,3 14415,6 6167,2 149,9 69,6

3.1.2_СТ-2 220 210/5 220 210/5а 500 500 71,8 620,2 615,7 0,2 0,2 2,6 2,4 1,0 0,9 12614,1 5405,8 149,5 67,9

3.1.2_СТ-2 250 #884 250 516/10-7 100 100 54,9 36,5 36,5 2,3 2,2 41,9 39,3 1,4 1,3 4061,3 1740,1 149,0 69,5

3.1.2_СТ-2 263 629/14 263 260088, 93 125 125 68,5 27,2 27,2 0,5 0,5 7,2 6,8 0,7 0,6 5599,7 2401,6 147,9 68,9

3.1.2_СТ-2 220 210/ШО1 220 210/5 500 500 5,0 620,2 615,7 0,0 0,0 2,6 2,4 1,0 0,9 873,4 374,3 149,5 67,9

3.1.2_СТ-2 220 210/УТ-4 220 220111,141 150 150 124,4 21,6 21,6 0,2 0,2 1,8 1,7 0,4 0,3 10568,0 4549,2 149,0 69,3

3.1.2_СТ-2 215 149/5 215 149/6 150 150 19,5 36,9 36,9 0,1 0,1 5,1 4,8 0,6 0,6 1647,4 705,9 147,6 67,9

3.1.2_СТ-2 220 2П3 220 210/13 500 500 70,3 517,8 515,0 0,1 0,1 1,8 1,7 0,8 0,7 12322,6 5280,9 148,9 67,9

3.1.2_СТ-2 215 128/15А 215 128/14А 250 250 19,6 151,6 151,2 0,1 0,1 5,9 5,5 0,9 0,9 2326,7 997,1 149,7 69,1

3.1.2_СТ-2 220 210/ШП4 220 210/УТ-4 500 500 8,0 540,4 537,3 0,0 0,0 2,0 1,8 0,8 0,8 1404,4 601,9 149,0 67,9

3.1.2_СТ-2 215 128/4А 215 128/5а 300 300 69,3 34,4 34,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 9097,9 3894,0 149,3 68,9

3.1.2_СТ-2 250 525 250 526 500 500 51,3 537,4 536,0 0,1 0,1 1,9 1,8 0,8 0,8 9062,8 3883,9 149,5 68,8

3.1.2_СТ-2 263 629/17-3а 263 629/17-3б 250 250 156,6 202,3 202,3 1,6 1,5 10,5 9,8 1,2 1,2 18381,7 7875,9 147,5 68,7

3.1.2_СТ-2 220 237 220 236 400 400 44,9 159,8 159,1 0,0 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 6715,5 2877,0 147,7 67,9

3.1.2_СТ-2 215 116 215 115А 500 500 99,8 56,6 56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17338,6 7424,7 147,8 67,3

3.1.2_СТ-2 215 158/3 215 158/2 200 200 54,1 49,4 49,3 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 5625,2 2410,1 148,0 68,8
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3.1.2_СТ-2 23 316/6 23 316/7 400 400 61,1 126,7 126,4 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 9240,1 3959,3 149,1 68,9

3.1.2_СТ-2 23 315/1-2 33 315/1-3 250 250 30,1 60,5 60,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,4 3580,5 1534,3 149,5 69,5

3.1.2_СТ-2 23 с.л. 23 6П1 ТМ3 700 700 52,9 2687,9 2678,7 0,4 0,4 8,3 7,8 2,1 2,0 12100,9 5186,0 149,9 69,2

3.1.2_СТ-2 215 121/1А ПАТ "Tоргрічтранс" 200 200 12,1 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1270,6 543,0 149,6 69,2

3.1.2_СТ-2 215 250003 215 148А/2А 300 300 22,9 84,4 84,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 2994,8 1283,4 148,6 69,0

3.1.2_СТ-2 23 316/7-1 33 316/7-1б 100 100 51,3 3,1 3,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 3787,8 1604,2 148,9 67,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-13 215 250622 50 50 15,5 1,7 1,7 0,1 0,1 3,6 3,4 0,3 0,2 810,3 347,0 146,2 67,4

3.1.2_СТ-2 220 249 220 248 300 300 47,7 151,5 150,9 0,1 0,1 2,3 2,1 0,6 0,6 6192,5 2653,6 148,0 67,9

3.1.2_СТ-2 220 222/2 220 222/4 300 300 50,3 64,0 63,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 6509,8 2789,2 147,5 67,9

3.1.2_СТ-2 250 ШО СТ-2 250 502 700 700 21,4 2186,8 2175,4 0,1 0,1 5,5 5,1 1,7 1,6 4890,8 2096,0 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 250 ВБКОНСТ61 250 516/10-6 150 150 27,4 36,5 36,5 0,1 0,1 5,0 4,7 0,6 0,6 2347,8 1006,0 149,2 69,3

3.1.2_СТ-2 23 303 23 с.л. 700 700 42,6 2687,9 2678,7 0,4 0,3 8,3 7,8 2,1 2,0 9756,8 4181,6 149,9 69,2

3.1.2_СТ-2 215 121/5А будинок адміністративний ТОВ " 100 100 73,6 22,4 22,4 1,2 1,1 15,8 14,9 0,9 0,8 5434,3 2336,2 149,4 69,6

3.1.2_СТ-2 215 129/12-15 215 129/12-16 250 250 46,7 29,1 29,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5396,9 2311,8 145,9 67,3

3.1.2_СТ-2 250 502 250 503 700 700 14,8 2186,8 2175,5 0,1 0,1 5,5 5,1 1,7 1,6 3367,8 1443,3 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 23 316/5 23 316/6 400 400 223,6 126,7 126,4 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 33927,5 14499,7 149,4 68,8

3.1.2_СТ-2 23 312/6 23 ЦТП-38 200 200 51,0 57,6 57,6 0,1 0,1 2,7 2,6 0,6 0,5 5343,1 2289,3 148,9 69,4

3.1.2_СТ-2 215 129/19 215 129/20 200 200 59,7 77,3 77,2 0,3 0,3 4,9 4,6 0,7 0,7 6215,2 2663,1 148,4 68,7

3.1.2_СТ-2 220 250/3 220 250/4 150 150 99,2 15,3 15,2 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,2 8373,5 3569,6 147,5 67,4

3.1.2_СТ-2 215 #794 215 158/6 200 200 23,8 58,9 58,8 0,1 0,1 2,9 2,7 0,6 0,5 2476,4 1061,2 148,2 68,7

3.1.2_СТ-2 250 516/8 250 516/9 500 500 37,8 511,3 509,5 0,1 0,1 1,8 1,6 0,8 0,7 6668,8 2858,0 149,7 68,7

3.1.2_СТ-2 263 639/9 263 639/12 250 250 97,1 87,5 87,4 0,2 0,2 2,0 1,8 0,5 0,5 11301,4 4841,8 146,4 67,9

3.1.2_СТ-2 263 634 263 635 700 700 59,2 219,1 218,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 13308,8 5702,9 147,6 67,9

3.1.2_СТ-2 250 504 250 505 700 700 41,4 2186,8 2175,5 0,2 0,2 5,5 5,1 1,7 1,6 9443,4 4047,1 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 215 147 215 148 400 400 73,1 290,5 290,0 0,1 0,1 1,8 1,7 0,7 0,7 11043,8 4731,7 149,0 68,7

3.1.2_СТ-2 220 246 будинок житловий 80 80 8,9 3,8 3,8 0,0 0,0 1,4 1,4 0,2 0,2 580,1 249,5 147,8 68,9

3.1.2_СТ-2 220 229 220 228 400 400 52,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7340,1 3145,8 139,2 64,6

3.1.2_СТ-2 215 128/2А 215 250573 300 300 31,2 154,1 153,9 0,1 0,1 2,3 2,2 0,7 0,6 4100,4 1757,2 149,5 69,2

3.1.2_СТ-2 23 316/5-1 23 316/5-2 250 250 96,6 131,4 131,4 0,4 0,4 4,4 4,2 0,8 0,8 11482,3 4918,5 149,4 69,4

3.1.2_СТ-2 215 128/9А 215 128/8В 300 300 18,4 80,6 80,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 2412,9 1034,0 149,3 69,0

3.1.2_СТ-2 250 503 250 504 700 700 32,5 2186,8 2175,5 0,2 0,2 5,5 5,1 1,7 1,6 7409,1 3175,3 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 220 210/11 220 210/УТ-3А 500 500 16,0 545,8 542,7 0,0 0,0 2,0 1,9 0,8 0,8 2799,1 1198,8 149,0 67,9

3.1.2_СТ-2 215 129/20 215 129/20-1 150 150 28,2 17,2 17,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 2394,7 1026,9 148,3 69,0

3.1.2_СТ-2 220 217/4 220 217/5 300 300 40,6 40,9 40,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5255,3 2251,5 147,2 67,9

3.1.2_СТ-2 263 639 263 639/1 250 250 62,3 137,7 137,5 0,3 0,3 4,9 4,5 0,8 0,8 7271,5 3117,0 147,2 67,9

3.1.2_СТ-2 220 221 220 220007 100 100 58,3 25,3 25,3 1,2 1,1 20,0 18,8 1,0 0,9 4259,0 1831,4 147,9 68,9

3.1.2_СТ-2 33 317 33 317/1 250 250 53,6 201,2 201,1 0,6 0,5 10,4 9,7 1,2 1,2 6360,1 2729,0 149,5 69,4

3.1.2_СТ-2 250 505 250 506 700 700 6,8 2186,7 2175,5 0,0 0,0 5,5 5,1 1,7 1,6 1545,7 662,5 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 220 217/УТ-1 220 217/1 300 300 91,8 78,0 77,8 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 11943,0 5116,3 148,4 67,9

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-4 215 128/7Б-4А 150 150 31,2 48,4 48,4 0,3 0,3 8,8 8,2 0,8 0,8 2656,9 1138,5 148,5 68,8

3.1.2_СТ-2 215 115/1а 215 115 500 500 80,1 30,5 30,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13741,6 5882,0 145,1 67,4

3.1.2_СТ-2 263 629/17-5 263 629/17-6 200 200 66,1 9,1 9,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6740,9 2883,1 145,0 68,2

3.1.2_СТ-2 220 210/6 220 210/7 500 500 224,3 601,0 596,6 0,5 0,5 2,4 2,3 0,9 0,9 39412,2 16884,0 149,4 67,9

3.1.2_СТ-2 215 139 215 139А 300 300 26,8 123,8 123,5 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 3521,1 1508,9 149,2 68,9

3.1.2_СТ-2 23 230322 33 316/3-4-36 200 200 29,9 71,3 71,3 0,1 0,1 4,2 4,0 0,7 0,6 3132,0 1342,1 149,0 69,5

3.1.2_СТ-2 23 301 33 302 700 700 218,5 2718,9 2708,4 1,9 1,7 8,5 7,9 2,1 2,0 50017,0 21434,8 150,0 69,2

3.1.2_СТ-2 220 208а 220 208а/1 80 80 15,6 2,3 2,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 1026,8 438,6 149,6 67,4

3.1.2_СТ-2 220 210/12 220 210/ШП4 500 500 34,6 540,4 537,3 0,1 0,1 2,0 1,8 0,8 0,8 6066,8 2600,0 149,0 67,9

3.1.2_СТ-2 215 129/5 215 250292 80 80 13,9 6,9 6,9 0,1 0,1 4,9 4,6 0,4 0,4 913,1 393,3 149,2 69,5

3.1.2_СТ-2 23 302А 23 303 700 700 156,8 2707,9 2698,3 1,3 1,2 8,4 7,9 2,1 2,0 35880,2 15377,2 150,0 69,2
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3.1.2_СТ-2 215 129/12 215 129/12-1 400 400 23,5 65,8 65,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 3540,1 1512,1 148,7 67,3

3.1.2_СТ-2 215 109 215 110 500 500 55,4 13,6 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8721,5 3730,8 137,0 58,8

3.1.2_СТ-2 215 129/12-16 215 129/12-17 200 200 48,7 29,1 29,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 4975,0 2131,1 145,8 67,4

3.1.2_СТ-2 215 #745 215 148А/8 200 200 43,2 33,5 33,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4490,0 1923,6 147,9 68,8

3.1.2_СТ-2 23 312/4 23 312/5 200 200 177,9 57,6 57,6 0,5 0,5 2,7 2,6 0,6 0,5 18667,0 7988,7 149,4 69,3

3.1.2_СТ-2 220 217-ШП 220 217-УТ3А 500 500 67,1 116,5 115,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 11750,0 5034,3 148,8 67,9

3.1.2_СТ-2 215 153А/2 215 153А/3 150 150 13,5 15,5 15,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,2 1143,4 489,9 148,3 68,7

3.1.2_СТ-2 215 128/10А-6 215 128/10А-5 200 200 20,7 32,4 32,5 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 2173,9 931,5 149,3 69,2

3.1.2_СТ-2 220 210/11 220 210/11-1 200 200 36,9 54,6 54,6 0,1 0,1 2,5 2,3 0,5 0,5 3841,6 1657,6 149,0 69,5

3.1.2_СТ-2 250 516/9 250 516/10 500 500 37,3 511,3 509,6 0,1 0,1 1,8 1,6 0,8 0,7 6587,4 2823,1 149,7 68,7

3.1.2_СТ-2 250 506 250 507 700 700 43,2 2186,7 2175,6 0,2 0,2 5,5 5,1 1,7 1,6 9872,5 4231,0 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 23 313/3 23 313/3-1 300 300 39,0 168,6 168,5 0,1 0,1 2,8 2,6 0,7 0,7 5127,8 2199,2 149,6 69,4

3.1.2_СТ-2 220 210/УТ-3А 220 210/12 500 500 93,1 540,4 537,3 0,2 0,2 2,0 1,8 0,8 0,8 16323,3 6994,6 149,0 67,9

3.1.2_СТ-2 23 6П1 ТМ3 33 304 700 700 28,8 2687,8 2678,7 0,2 0,2 8,3 7,8 2,1 2,0 6596,3 2827,0 149,9 69,2

3.1.2_СТ-2 220 210/ШП1 220 210/ШО1 500 500 167,9 637,5 632,8 0,5 0,4 2,7 2,5 1,0 0,9 29506,5 12644,1 149,5 67,9

3.1.2_СТ-2 220 250 220 249 300 300 49,5 151,5 150,9 0,1 0,1 2,3 2,1 0,6 0,6 6422,7 2751,3 148,0 67,9

3.1.2_СТ-2 250 507 250 508 700 700 50,1 2186,7 2175,6 0,3 0,3 5,5 5,1 1,7 1,6 11438,7 4902,2 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 250 516/8-3 250 250325 250 250 24,5 12,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2870,5 1229,5 148,1 67,4

3.1.2_СТ-2 215 122 215 121 500 500 56,5 189,6 188,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 9937,5 4258,3 149,6 67,9

3.1.2_СТ-2 250 524 250 525 500 500 106,1 537,4 536,0 0,2 0,2 1,9 1,8 0,8 0,8 18729,5 8026,2 149,6 68,8

3.1.2_СТ-2 263 613 263 614 700 700 240,1 774,6 767,2 0,2 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 54345,7 23286,6 148,9 67,9

3.1.2_СТ-2 220 210/4 220 210/ШП1 500 500 37,4 637,5 632,8 0,1 0,1 2,7 2,5 1,0 0,9 6571,4 2816,3 149,5 67,8

3.1.2_СТ-2 250 530 250 530А 500 500 83,3 365,1 364,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,6 0,5 14686,2 6292,2 149,2 68,7

3.1.2_СТ-2 215 121/11А-1А 215 121/11А-1 150 150 38,8 7,0 7,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3276,5 1402,4 148,0 68,0

3.1.2_СТ-2 250 508 250 509 700 700 204,4 2186,7 2175,6 1,1 1,0 5,5 5,1 1,7 1,6 46658,1 19995,2 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-1 215 129/12-2 400 400 73,2 65,8 65,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 10980,4 4703,7 148,7 67,4

3.1.2_СТ-2 215 121/7А будинок адміністративний ТОВ " 50 50 289,7 6,0 6,0 12,6 11,8 43,4 40,8 0,9 0,9 15497,9 6557,8 149,2 68,4

3.1.2_СТ-2 215 147 215 #736 200 200 24,0 24,6 24,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2501,3 1073,9 149,0 69,2

3.1.2_СТ-2 215 145 215 146 400 400 77,3 317,7 317,1 0,2 0,2 2,2 2,1 0,8 0,7 11692,8 5009,6 149,0 68,7

3.1.2_СТ-2 250 516/5а 215 128/15А 300 300 27,2 151,6 151,2 0,1 0,1 2,3 2,1 0,6 0,6 3574,1 1531,7 149,7 69,1

3.1.2_СТ-2 220 210/УТ-5 220 2П3 500 500 165,4 518,6 515,6 0,3 0,3 1,8 1,7 0,8 0,7 28999,5 12426,5 149,0 67,9

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4 250 516/10-5 150 150 53,3 66,5 66,4 0,9 0,8 16,5 15,5 1,1 1,1 4559,2 1957,3 149,3 69,4

3.1.2_СТ-2 250 516 250 516/1 500 500 95,5 749,2 746,3 0,4 0,3 3,8 3,5 1,2 1,1 16887,0 7235,7 149,8 68,7

3.1.2_СТ-2 250 516/13 215 128/10А-8 200 200 24,6 32,4 32,5 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 2569,7 1103,9 149,6 69,1

3.1.2_СТ-2 215 ш.п. 215 ш.о 300 300 53,9 34,3 34,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7045,3 3019,3 148,3 69,2

3.1.2_СТ-2 250 516/10 250 516/10а 500 500 24,1 511,3 509,6 0,0 0,0 1,8 1,6 0,8 0,7 4250,8 1821,7 149,7 68,7

3.1.2_СТ-2 215 148А/8А 215 148А/9 200 200 20,6 33,5 33,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 2134,6 914,7 147,6 68,8

3.1.2_СТ-2 215 128/10А-2А 215 128/10А-3 200 200 36,8 11,8 11,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3838,1 1649,7 148,2 69,3

3.1.2_СТ-2 215 148А 215 148А/1 250 250 50,0 84,4 84,3 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,5 5913,5 2534,9 148,9 68,8

3.1.2_СТ-2 263 633 263 634 700 700 46,0 219,1 218,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10337,2 4429,6 147,6 67,9

3.1.2_СТ-2 220 210/3 220 210/4 500 500 29,1 637,6 632,7 0,1 0,1 2,7 2,5 1,0 0,9 5116,3 2192,7 149,5 67,8

3.1.2_СТ-2 215 123 215 122 500 500 43,7 189,6 188,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 7712,7 3294,2 149,7 67,8

3.1.2_СТ-2 250 529 250 530 500 500 141,8 384,4 383,5 0,1 0,1 1,0 0,9 0,6 0,6 24999,5 10710,0 149,2 68,8

3.1.2_СТ-2 220 210/2 220 210/3 500 500 25,2 637,6 632,7 0,1 0,1 2,7 2,5 1,0 0,9 4434,5 1900,4 149,5 67,8

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А42 215 129/7-3А43 100 100 81,7 14,0 14,0 0,5 0,5 6,2 5,8 0,5 0,5 5941,9 2543,6 147,1 68,0

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-1 215 128/7Б-2 200 200 76,2 48,4 48,4 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 7945,6 3403,7 148,7 68,8

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/5 СГ3 310/6 300 300 126,3 73,5 73,4 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,3 16647,0 7126,5 149,6 69,5

3.1.2_СТ-2 220 210/1 220 210/2 500 500 132,4 637,6 632,7 0,4 0,3 2,7 2,5 1,0 0,9 23273,0 9973,2 149,6 67,8

3.1.2_СТ-2 220 217А 220 217-ШП 500 500 28,7 116,5 115,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 5034,0 2157,2 148,8 67,8

3.1.2_СТ-2 220 222/6СМ 220 222/7СМ 300 300 129,7 2,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15864,8 6671,4 145,6 61,1
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3.1.2_СТ-2 220 210/6 комплекс торгівельний ТОВ "Епі 150 150 58,9 19,1 19,1 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 5011,7 2162,3 149,4 69,6

3.1.2_СТ-2 220 210/УТ-4 220 210/УТ-5 500 500 72,7 518,6 515,6 0,1 0,1 1,8 1,7 0,8 0,7 12739,7 5458,4 149,0 67,8

3.1.2_СТ-2 250 516/2 250 516/3 500 500 129,8 749,1 746,3 0,5 0,5 3,8 3,5 1,2 1,1 22936,0 9828,9 149,8 68,7

3.1.2_СТ-2 250 5П1 250 5П2 700 700 315,0 2186,4 2175,9 1,7 1,6 5,5 5,1 1,7 1,6 71919,8 30820,1 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/7-1б 215 #897 150 150 24,0 10,2 10,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2047,2 876,9 148,6 69,2

3.1.2_СТ-2 215 149 215 149/1 200 200 37,0 36,9 36,8 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 3853,2 1642,0 148,8 67,4

3.1.2_СТ-2 220 222/1 220 222/2 300 300 57,6 64,0 63,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 7462,7 3197,3 147,6 67,9

3.1.2_СТ-2 215 #923 215 129/7-3А-8 150 150 28,7 13,5 13,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 2430,9 1041,3 148,3 67,9

3.1.2_СТ-2 215 129/5 215 #864 150 150 46,8 12,6 12,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 3986,1 1714,6 149,2 69,4

3.1.2_СТ-2 220 243/1 220 243/2 100 100 100,6 17,6 17,6 1,0 0,9 9,7 9,2 0,7 0,6 7316,7 3132,2 147,1 68,0

3.1.2_СТ-2 250 510 250 5П1 700 700 19,4 2186,4 2175,9 0,1 0,1 5,5 5,1 1,7 1,6 4419,8 1894,2 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 250 509 250 510 700 700 61,7 2186,5 2175,8 0,3 0,3 5,5 5,1 1,7 1,6 14088,4 6037,8 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 215 108 215 109 500 500 58,3 13,6 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9209,3 3939,0 137,6 58,5

3.1.2_СТ-2 250 516/1 250 516/2 500 500 25,7 749,1 746,3 0,1 0,1 3,8 3,5 1,2 1,1 4545,6 1948,1 149,8 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-17 215 129/12-18 150 150 67,8 29,1 29,1 0,2 0,2 3,2 3,0 0,5 0,5 5649,7 2420,0 145,6 67,4

3.1.2_СТ-2 215 149/4В 215 149/5 200 200 54,0 36,9 36,9 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 5577,1 2389,2 147,7 67,9

3.1.2_СТ-2 215 148 215 148А 400 400 16,4 290,4 290,0 0,0 0,0 1,8 1,7 0,7 0,7 2476,8 1061,5 148,9 68,7

3.1.2_СТ-2 215 ШП 215 119 500 500 143,8 89,2 88,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 25134,3 10763,7 148,9 67,5

3.1.2_СТ-2 215 130/1А адміністративна будівля 150 150 55,9 32,1 32,1 0,2 0,2 3,9 3,6 0,5 0,5 4791,9 2052,8 149,2 69,5

3.1.2_СТ-2 215 129/7 215 #925 500 500 126,4 146,0 145,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 22217,0 9498,6 149,1 67,9

3.1.2_СТ-2 263 612 263 613 700 700 308,7 774,9 766,9 0,2 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 69879,9 29941,4 149,0 67,8

3.1.2_СТ-2 23 311А/3 23 ЦТП-23 200 200 88,1 86,3 86,3 0,5 0,5 6,2 5,8 0,8 0,8 9261,7 3970,4 149,6 69,8

3.1.2_СТ-2 23 313/1-1 23 ЦТП-33 125 125 32,8 28,0 28,0 0,3 0,2 7,6 7,2 0,7 0,6 2713,1 1164,9 149,6 69,8

3.1.2_СТ-2 23 316/3 33 316/3-1 250 250 154,9 195,9 195,7 1,5 1,4 9,8 9,2 1,2 1,1 18395,9 7886,8 149,5 69,3

3.1.2_СТ-2 220 217 220 217А 500 500 33,8 116,5 115,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 5923,2 2538,8 148,9 67,8

3.1.2_СТ-2 23 316/8 33 230245 100 100 123,9 12,7 12,7 0,6 0,6 5,1 4,8 0,5 0,5 9132,5 3905,2 148,9 69,1

3.1.2_СТ-2 220 210/2П1 220 210/1 500 500 106,6 637,7 632,6 0,3 0,3 2,7 2,5 1,0 0,9 18732,2 8030,6 149,6 67,8

3.1.2_СТ-2 250 530А 250 530Б 500 500 36,6 365,0 364,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,6 0,5 6453,0 2765,4 149,1 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/10 гуртожиток 100 100 61,5 2,1 2,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4487,2 1915,6 148,6 68,3

3.1.2_СТ-2 215 250622 будинок житловий 50 50 21,0 1,7 1,7 0,1 0,1 3,6 3,4 0,3 0,2 1101,1 471,1 145,7 67,7

3.1.2_СТ-2 250 520 250 521 700 700 126,4 1435,2 1429,6 0,3 0,3 2,4 2,2 1,1 1,1 28847,6 12362,6 149,7 68,8

3.1.2_СТ-2 215 129/12-2 215 129/12-3 400 400 192,1 65,8 65,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 28791,1 12324,5 148,5 67,6

3.1.2_СТ-2 220 205 220 205/1 200 200 25,1 23,1 23,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2617,0 1132,5 149,8 69,8

3.1.2_СТ-2 220 222/6 220 222/6СМ 300 300 13,0 2,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1669,5 683,3 146,3 58,2

3.1.2_СТ-2 263 632 263 633 700 700 97,1 219,2 218,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 21849,8 9361,7 147,7 67,8

3.1.2_СТ-2 215 149/1 215 149/2 200 200 78,2 36,9 36,8 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 8106,0 3471,9 148,7 67,5

3.1.2_СТ-2 23 303 23 303/1 200 200 75,1 19,9 19,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7891,2 3355,7 149,9 67,9

3.1.2_СТ-2 215 134 215 250126 150 150 36,7 41,5 41,4 0,2 0,2 6,4 6,1 0,7 0,7 3141,0 1347,1 149,2 69,5

3.1.2_СТ-2 215 146 215 147 400 400 84,4 317,7 317,2 0,2 0,2 2,2 2,1 0,8 0,7 12765,4 5470,3 149,0 68,8

3.1.2_СТ-2 23 302А 33 302а/1а 250 250 184,7 10,6 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 21986,4 9290,2 150,0 68,3

3.1.2_СТ-2 23 316/3-4 23 316/3-4-1 250 250 71,7 71,3 71,3 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 8507,6 3647,5 149,2 69,5

3.1.2_СТ-2 250 530Б 250 531 500 500 77,5 365,0 364,4 0,1 0,1 0,9 0,8 0,6 0,5 13652,3 5850,4 149,1 68,8

3.1.2_СТ-2 215 128/3А-3 215 128/3А-4 150 150 23,7 64,7 64,6 0,4 0,3 15,7 14,7 1,1 1,0 2029,2 869,6 149,2 69,4

3.1.2_СТ-2 250 516/10-6 250 516/10-6а 150 150 33,6 36,5 36,5 0,2 0,2 5,0 4,7 0,6 0,6 2875,6 1232,2 149,1 69,4

3.1.2_СТ-2 215 250496 215 250508 200 200 28,3 102,7 102,6 0,2 0,2 8,7 8,2 1,0 0,9 2954,1 1265,7 149,1 68,8

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-6 215 128/7Б-7 150 150 18,7 31,5 31,5 0,1 0,1 3,7 3,5 0,5 0,5 1590,0 681,4 148,3 68,8

3.1.2_СТ-2 23 309 23 309/1 250 250 53,6 187,6 187,5 0,5 0,5 9,0 8,5 1,2 1,1 6382,8 2741,4 149,9 69,8

3.1.2_СТ-2 250 528 215 137 500 500 57,2 469,9 469,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,7 0,7 10104,9 4326,1 149,4 68,8

3.1.2_СТ-2 23 313/8 23 313/9 200 200 70,1 63,9 63,9 0,2 0,2 3,4 3,2 0,6 0,6 7335,1 3142,6 148,8 69,3

3.1.2_СТ-2 215 128/10А-2 215 128/10А-2А 200 200 39,6 11,8 11,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4131,9 1769,1 148,5 69,2
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3.1.2_СТ-2 220 217/1 220 217/2 300 300 174,7 40,9 40,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 22713,9 9696,1 148,3 67,6

3.1.2_СТ-2 250 516/5 250 516/5а 300 300 26,3 151,6 151,2 0,1 0,1 2,3 2,1 0,6 0,6 3455,0 1482,7 149,8 69,1

3.1.2_СТ-2 215 #821 215 140/6А 200 200 30,6 11,8 11,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3174,3 1359,6 147,8 68,8

3.1.2_СТ-2 263 611 263 612 700 700 293,7 780,2 771,6 0,2 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 66515,0 28499,9 149,1 67,8

3.1.2_СТ-2 263 ШО 263 632 700 700 46,4 219,2 218,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10444,8 4475,8 147,8 67,8

3.1.2_СТ-2 250 250325 250 516/8-4 250 250 26,6 12,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3108,4 1331,2 147,9 67,5

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4 250 516/10-4-1 150 150 44,9 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 3839,5 1632,1 149,3 67,5

3.1.2_СТ-2 215 #488 215 #819 200 200 26,9 26,0 26,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 2791,6 1196,1 147,9 68,8

3.1.2_СТ-2 215 129/1А 215 129/1Б 400 400 6,2 253,6 252,9 0,0 0,0 1,4 1,3 0,6 0,6 936,1 401,2 149,6 68,9

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-3 215 128/7Б-4 150 150 27,2 48,4 48,4 0,2 0,2 8,8 8,2 0,8 0,8 2312,3 990,8 148,6 68,8

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А-9 215 #923 150 150 19,2 13,5 13,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 1629,6 698,2 148,4 67,8

3.1.2_СТ-2 215 149/4Б 215 149/4В 200 200 34,8 36,9 36,8 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 3599,8 1542,4 147,8 67,8

3.1.2_СТ-2 250 514 250 515 700 700 9,6 2186,0 2176,3 0,1 0,0 5,5 5,1 1,7 1,6 2184,5 936,2 149,8 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/4Б-2 215 129/4Б-3 200 200 41,3 53,2 53,1 0,1 0,1 2,3 2,2 0,5 0,5 4313,3 1848,2 148,9 68,8

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А41 215 129/7-3А42 100 100 31,0 14,0 14,0 0,2 0,2 6,2 5,8 0,5 0,5 2254,5 965,8 147,3 67,8

3.1.2_СТ-2 215 250270 215 144 300 300 18,2 34,3 34,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2380,0 1019,8 148,4 69,1

3.1.2_СТ-2 263 639/6а 263 639/7а 300 300 105,2 27,9 27,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 13542,5 5796,2 146,4 68,0

3.1.2_СТ-2 215 107 215 108 500 500 253,7 13,7 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40392,2 17164,9 140,6 58,2

3.1.2_СТ-2 263 610 263 611 700 700 135,6 780,3 771,5 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 30704,2 13157,6 149,2 67,8

3.1.2_СТ-2 220 211/УТ-2 220 211/УТ-3 200 200 88,3 27,7 27,7 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,2 9132,1 3910,3 148,2 67,6

3.1.2_СТ-2 23 316/3-4-1 23 230322 200 200 33,8 71,3 71,3 0,1 0,1 4,2 4,0 0,7 0,6 3541,3 1517,5 149,1 69,5

3.1.2_СТ-2 250 513 250 514 700 700 30,1 2186,0 2176,3 0,2 0,2 5,5 5,1 1,7 1,6 6861,8 2940,7 149,8 68,7

3.1.2_СТ-2 23 316/7 23 316/8 400 400 81,8 72,1 72,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 12371,7 5298,6 149,1 68,9

3.1.2_СТ-2 220 207А/17 220 207а/17-1 150 150 25,5 37,8 37,8 0,1 0,1 5,3 5,0 0,6 0,6 2124,2 911,7 145,8 67,5

3.1.2_СТ-2 215 129/12-18 215 129/12-19 150 150 35,3 29,1 29,1 0,1 0,1 3,2 3,0 0,5 0,5 2938,0 1258,8 145,4 67,5

3.1.2_СТ-2 220 250/4 220 250/5 150 150 47,2 15,3 15,3 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,2 3965,9 1698,5 146,9 67,5

3.1.2_СТ-2 215 128/3А-7 215 #859 200 200 10,0 29,8 29,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 1050,9 450,4 148,9 69,5

3.1.2_СТ-2 220 208а/1 торгівельний комплексТОВ "ЕЛІТ 80 80 83,9 2,3 2,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 5496,3 2340,2 149,2 68,5

3.1.2_СТ-2 250 5П2 250 511 700 700 24,0 2186,1 2176,2 0,1 0,1 5,5 5,1 1,7 1,6 5483,2 2349,9 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 23 313/3-6 23 БН-36 200 200 186,8 52,2 52,2 0,4 0,4 2,3 2,1 0,5 0,5 19579,6 8382,8 149,2 69,5

3.1.2_СТ-2 215 128 215 250682 300 300 22,2 203,1 202,9 0,1 0,1 4,1 3,8 0,9 0,8 2920,9 1252,9 149,7 69,3

3.1.2_СТ-2 220 236/7-1 220 236/7-2 125 125 115,8 18,5 18,5 0,4 0,4 3,3 3,2 0,5 0,4 9384,8 4016,5 146,8 68,0

3.1.2_СТ-2 263 5Б Вузол160 400 400 112,0 49,2 49,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 16804,4 7195,2 148,4 67,9

3.1.2_СТ-2 220 #212 220 #1068 100 100 30,1 3,8 3,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 0,1 2211,3 946,6 148,5 69,0

3.1.2_СТ-2 215 144 215 ш.п. 300 300 7,3 34,3 34,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 950,5 407,3 148,4 69,1

3.1.2_СТ-2 263 639/6 263 639/9 250 250 195,8 87,5 87,4 0,4 0,4 2,0 1,8 0,5 0,5 22797,0 9763,2 146,7 67,9

3.1.2_СТ-2 263 Т.А 263 5Б 400 400 8,3 49,2 49,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1244,1 531,7 148,4 67,8

3.1.2_СТ-2 263 6П3 263 610 700 700 60,7 780,4 771,4 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 13751,7 5893,3 149,2 67,8

3.1.2_СТ-2 23 313/3-1 23 313/3-2 300 300 21,6 168,6 168,5 0,1 0,1 2,8 2,6 0,7 0,7 2841,8 1217,8 149,6 69,4

3.1.2_СТ-2 24 402 33 403 900 900 307,2 784,8 766,8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 83115,6 35594,9 149,9 67,5

3.1.2_СТ-2 263 609 263 6П3 800 800 11,5 780,4 771,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 2904,3 1244,7 149,2 67,7

3.1.2_СТ-2 220 222 220 222/1 300 300 73,5 64,0 63,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 9530,1 4082,7 147,8 67,8

3.1.2_СТ-2 263 639 263 639/1а 200 200 30,1 27,9 27,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 3100,6 1326,2 147,2 67,5

3.1.2_СТ-2 220 216а 220 217 500 500 35,0 194,6 193,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 6132,1 2627,8 148,9 67,8

3.1.2_СТ-2 250 515 250 516 700 700 27,3 2186,0 2176,3 0,2 0,1 5,5 5,1 1,7 1,6 6220,3 2665,8 149,8 68,7

3.1.2_СТ-2 250 516/3 250 516/4 500 500 46,2 749,1 746,4 0,2 0,2 3,8 3,5 1,2 1,1 8167,8 3500,4 149,8 68,7

3.1.2_СТ-2 215 121/8А 215 121/8а-1 100 100 45,6 10,4 10,4 0,2 0,1 3,4 3,2 0,4 0,4 3363,7 1444,6 149,1 69,4

3.1.2_СТ-2 220 207а/17-1 220 207а/17-2 150 150 221,1 37,8 37,8 1,2 1,1 5,3 5,0 0,6 0,6 18461,8 7901,6 145,7 67,7

3.1.2_СТ-2 263 608 263 609 800 800 80,9 780,5 771,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 20384,3 8735,5 149,2 67,7

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4-3 250 516/10-4-4 150 150 121,9 16,7 16,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 10333,0 4421,0 148,6 68,0
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3.1.2_СТ-2 240 ШО СТ-2 24 401 900 900 184,7 820,4 801,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 50246,0 21425,1 150,0 67,5

3.1.2_СТ-2 23 313/4 33 313/5 300 300 196,9 128,6 128,4 0,3 0,3 1,6 1,5 0,6 0,5 25890,7 11085,0 149,5 69,1

3.1.2_СТ-2 23 312/4 23 312/4-2 150 150 38,9 49,8 49,8 0,4 0,3 9,3 8,7 0,9 0,8 3335,3 1430,1 149,4 69,5

3.1.2_СТ-2 220 200 220 2П1А 700 700 118,0 1059,3 1047,1 0,2 0,1 1,3 1,2 0,8 0,8 26793,3 11482,1 150,0 67,5

3.1.2_СТ-2 215 149/2 215 149/2а 200 200 24,1 36,9 36,8 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 2496,0 1069,5 148,5 67,5

3.1.2_СТ-2 220 217/3 220 217/4 300 300 88,3 40,9 40,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 11431,0 4895,3 147,5 67,9

3.1.2_СТ-2 263 629/17-3б 263 629/17-4б 200 200 84,4 202,3 202,3 2,9 2,7 33,8 31,7 1,9 1,8 8754,4 3751,5 147,5 68,8

3.1.2_СТ-2 23 316/1-2 23 230236 200 200 30,1 67,1 67,1 0,1 0,1 3,7 3,5 0,6 0,6 3163,5 1356,3 149,5 69,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-19 215 129/12-19Б 150 150 39,0 29,1 29,1 0,1 0,1 3,2 3,0 0,5 0,5 3249,6 1392,3 145,3 67,5

3.1.2_СТ-2 220 #1077 220 248/1 100 100 58,1 6,1 6,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,2 0,2 4211,3 1801,4 146,6 68,0

3.1.2_СТ-2 215 153А/3 215 250071 150 150 78,3 15,5 15,5 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,2 6656,7 2849,6 148,2 68,9

3.1.2_СТ-2 23 315/1 23 315/2 250 250 105,2 74,1 74,0 0,1 0,1 1,4 1,3 0,5 0,4 12513,2 5360,4 149,6 69,5

3.1.2_СТ-2 220 210 220 210/2П1 700 700 36,7 910,7 903,3 0,0 0,0 1,0 0,9 0,7 0,7 8327,9 3569,0 149,6 67,7

3.1.2_СТ-2 240 ШО СТ-2 220 200 700 700 35,0 1059,3 1047,1 0,0 0,0 1,3 1,2 0,8 0,8 7975,5 3401,4 150,0 67,5

3.1.2_СТ-2 263 639/1 263 639/2 250 250 39,5 107,6 107,4 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 4612,8 1975,2 147,1 67,7

3.1.2_СТ-2 220 2П1А 220 ШП1 700 700 5,4 1059,2 1047,2 0,0 0,0 1,3 1,2 0,8 0,8 1217,1 521,6 150,0 67,5

3.1.2_СТ-2 215 129/4Б-1 215 129/4Б-1А 200 200 19,7 53,2 53,1 0,0 0,0 2,3 2,2 0,5 0,5 2059,8 882,7 149,0 68,8

3.1.2_СТ-2 33 403 33 #589 900 900 59,0 784,3 767,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,3 15953,9 6837,0 149,7 67,5

3.1.2_СТ-2 220 ШП1 220 201 700 700 182,2 1059,2 1047,2 0,2 0,2 1,3 1,2 0,8 0,8 41375,8 17730,6 150,0 67,5

3.1.2_СТ-2 263 639/1а 263 639/2а 200 200 13,4 27,9 27,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 1380,6 591,6 147,1 67,5

3.1.2_СТ-2 220 СЫРЕЦКАЯ32 будинок житловий 100 100 4,4 3,3 3,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 319,7 137,4 147,6 68,8

3.1.2_СТ-2 250 511 250 512 700 700 33,4 2186,1 2176,2 0,2 0,2 5,5 5,1 1,7 1,6 7622,1 3266,6 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 215 250682 215 128/1А 300 300 62,3 203,1 202,9 0,3 0,2 4,1 3,8 0,9 0,8 8208,1 3517,4 149,6 69,3

3.1.2_СТ-2 33 319А 33 319А/1 250 250 28,3 98,6 98,5 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 3337,4 1430,2 148,7 68,8

3.1.2_СТ-2 250 519 250 520 700 700 131,4 1435,3 1429,4 0,3 0,3 2,4 2,2 1,1 1,1 29992,8 12853,3 149,8 68,8

3.1.2_СТ-2 215 119 215 118 500 500 109,5 89,2 88,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 19120,3 8189,7 148,6 67,6

3.1.2_СТ-2 240 ШО СТ-2 23 301 700 700 217,4 2719,1 2708,2 1,8 1,7 8,5 7,9 2,1 2,0 49605,8 21324,1 150,0 69,2

3.1.2_СТ-2 23 315 23 315/1 250 250 48,2 74,1 74,0 0,1 0,1 1,4 1,3 0,5 0,4 5732,9 2459,3 149,7 69,5

3.1.2_СТ-2 250 516/4 250 516/5 500 500 84,5 749,0 746,4 0,3 0,3 3,8 3,5 1,2 1,1 14928,5 6397,6 149,8 68,8

3.1.2_СТ-2 250 512 250 513 700 700 36,3 2186,1 2176,3 0,2 0,2 5,5 5,1 1,7 1,6 8284,0 3550,2 149,9 68,7

3.1.2_СТ-2 263 639/5а 263 639/6а 300 300 21,7 27,9 27,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2793,5 1196,9 146,5 67,8

3.1.2_СТ-2 220 216 220 216а 500 500 48,5 194,6 193,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 8492,4 3639,2 148,9 67,7

3.1.2_СТ-2 24 401 24 ШО 900 900 63,9 820,2 801,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 17295,5 7411,9 149,9 67,5

3.1.2_СТ-2 33 #589 263 6П1 900 900 56,1 784,2 767,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,3 15177,0 6504,1 149,7 67,5

3.1.2_СТ-2 263 629 263 630 700 700 258,9 219,8 217,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 58510,1 24988,7 148,4 67,6

3.1.2_СТ-2 215 ФРУНЗЕ20 215 129/7-3А41 150 150 18,3 14,0 14,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 1538,7 659,2 147,4 67,8

3.1.2_СТ-2 220 221 220 222 300 300 37,2 64,0 63,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 4825,1 2064,4 147,9 67,7

3.1.2_СТ-2 215 136 215 137 300 300 68,2 70,3 70,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 8911,3 3835,8 148,4 68,8

3.1.2_СТ-2 220 209 220 210 700 700 109,6 910,8 903,2 0,1 0,1 1,0 0,9 0,7 0,7 24869,8 10657,7 149,6 67,7

3.1.2_СТ-2 215 121/11А 215 #719 150 150 20,4 7,0 7,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1734,8 740,3 148,8 67,6

3.1.2_СТ-2 215 25 215 128/11а-1 150 150 59,8 15,7 15,7 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 5116,2 2190,7 149,2 69,2

3.1.2_СТ-2 215 137 250 529 500 500 107,8 508,2 507,0 0,2 0,2 1,7 1,6 0,8 0,7 19001,8 8140,8 149,3 68,8

3.1.2_СТ-2 215 129/12-5 215 129/12-6 250 250 46,1 65,7 65,6 0,1 0,0 1,1 1,0 0,4 0,4 5388,4 2308,8 147,8 67,8

3.1.2_СТ-2 263 607 263 608 800 800 208,5 780,7 771,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 52582,6 22531,3 149,3 67,7

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-2 215 128/7Б-3 150 150 15,6 48,4 48,4 0,1 0,1 8,8 8,2 0,8 0,8 1330,4 570,1 148,6 68,8

3.1.2_СТ-2 220 208а 220 209 700 700 49,8 910,8 903,2 0,0 0,0 1,0 0,9 0,7 0,7 11297,1 4841,5 149,6 67,7

3.1.2_СТ-2 215 106 215 107 500 500 261,0 13,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41914,5 17811,1 143,6 56,8

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/4 СГ3 ЦТП-14 200 200 95,7 76,2 76,2 0,5 0,4 4,8 4,5 0,7 0,7 10064,1 4314,6 149,7 69,8

3.1.2_СТ-2 23 309/1 23 ЦТП-21 200 200 114,9 79,4 79,4 0,6 0,6 5,2 4,9 0,8 0,7 12101,7 5183,7 149,8 69,8

3.1.2_СТ-2 250 531 215 145 500 500 63,5 359,9 359,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,6 0,5 11188,5 4794,6 149,1 68,8

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1975



3.1.2_СТ-2 220 215б 220 216 500 500 72,6 194,7 193,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 12718,1 5449,6 149,0 67,7

3.1.2_СТ-2 23 316/3-4 23 316/3-5 200 200 279,1 50,9 50,9 0,6 0,6 2,1 2,0 0,5 0,5 29250,9 12504,3 149,2 69,3

3.1.2_СТ-2 215 149/4А 215 149/4Б 200 200 59,7 36,9 36,8 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 6174,9 2645,2 148,0 67,8

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-7 215 128/7Б-8 150 150 35,7 31,5 31,5 0,1 0,1 3,7 3,5 0,5 0,5 3034,2 1300,1 148,2 68,8

3.1.2_СТ-2 220 201 220 202 700 700 252,8 1059,0 1047,4 0,3 0,3 1,3 1,2 0,8 0,8 57391,5 24592,8 149,9 67,5

3.1.2_СТ-2 24 ШО 24 401А 900 900 3,9 820,1 801,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 1055,5 452,4 149,9 67,5

3.1.2_СТ-2 263 606 263 607 800 800 55,2 780,8 771,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 13930,6 5970,0 149,3 67,7

3.1.2_СТ-2 23 ЦТП-52 33 316/3-5-41 100 100 13,1 50,9 50,9 1,1 1,0 81,4 76,5 2,0 1,8 968,0 414,8 148,6 69,3

3.1.2_СТ-2 220 208 220 208а 700 700 77,6 913,2 905,4 0,1 0,1 1,0 0,9 0,7 0,7 17609,3 7546,4 149,7 67,7

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-8 215 128/7Б-9 150 150 34,5 31,5 31,5 0,1 0,1 3,7 3,5 0,5 0,5 2935,7 1257,8 148,1 68,8

3.1.2_СТ-2 215 149/2а 215 149/2Б 200 200 26,3 36,9 36,8 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 2724,4 1167,4 148,4 67,5

3.1.2_СТ-2 215 129/12-4а 215 129/12-5 300 300 20,5 65,7 65,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 2661,2 1140,4 147,8 67,7

3.1.2_СТ-2 215 121/11А-1 215 210040 100 100 82,7 4,2 4,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 6037,2 2570,9 147,5 68,1

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4-1 250 516/10-4-2 150 150 60,2 16,7 16,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 5108,5 2187,6 149,1 67,6

3.1.2_СТ-2 220 207 220 208 700 700 137,2 913,3 905,3 0,1 0,1 1,0 0,9 0,7 0,7 31129,3 13346,8 149,7 67,7

3.1.2_СТ-2 220 215а 220 215б 500 500 23,3 194,7 193,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 4087,7 1751,8 149,0 67,7

3.1.2_СТ-2 263 6П2 263 606 800 800 91,9 780,9 770,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 23172,4 9930,2 149,3 67,7

3.1.2_СТ-2 24 401А 24 402 900 900 196,2 820,1 801,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 0,4 53095,9 22751,5 149,9 67,5

3.1.2_СТ-2 263 6П1 263 601 800 800 128,7 782,3 769,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,5 0,4 32497,5 13926,0 149,7 67,5

3.1.2_СТ-2 215 128/8Б 215 128/8А 400 400 29,1 80,5 80,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4412,5 1890,8 149,2 69,1

3.1.2_СТ-2 250 516/8-4 250 516/8-5 250 250 21,0 12,3 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2452,1 1050,3 147,7 67,6

3.1.2_СТ-2 215 250265 215 143 300 300 30,5 34,3 34,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3984,9 1707,3 148,6 69,0

3.1.2_СТ-2 263 639/2а 263 639/3а 200 200 38,6 27,9 27,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 3967,5 1699,7 147,0 67,6

3.1.2_СТ-2 215 250126 215 134/1 150 150 63,9 41,5 41,4 0,4 0,4 6,4 6,1 0,7 0,7 5473,7 2345,0 149,1 69,5

3.1.2_СТ-2 220 210/16А 220 220376-382 150 150 135,6 18,2 18,2 0,2 0,2 1,2 1,2 0,3 0,3 11518,7 4945,3 148,7 69,1

3.1.2_СТ-2 220 236/6 220 236/6БЗАХ7 100 100 183,3 12,4 12,4 0,9 0,8 4,8 4,6 0,5 0,4 13360,8 5695,9 147,2 68,1

3.1.2_СТ-2 250 523 250 524 500 500 148,5 537,5 535,9 0,3 0,3 1,9 1,8 0,8 0,8 26230,0 11240,0 149,6 68,8

3.1.2_СТ-2 215 130 215 130/1 150 150 65,0 32,1 32,1 0,3 0,2 3,9 3,6 0,5 0,5 5572,7 2388,3 149,6 69,4

3.1.2_СТ-2 215 129/4Б-1А 215 129/4Б-2 200 200 50,9 53,2 53,1 0,1 0,1 2,3 2,2 0,5 0,5 5317,1 2278,2 149,0 68,8

3.1.2_СТ-2 23 316/3-5 23 ЦТП-52 200 200 10,3 50,9 50,9 0,0 0,0 2,1 2,0 0,5 0,5 1073,5 460,0 148,6 69,3

3.1.2_СТ-2 33 316/7-1б 33 316/7-1в 100 100 57,1 3,1 3,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 4165,3 1778,6 147,7 68,3

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А10 215 129/7-3А-9 150 150 32,3 13,5 13,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 2738,1 1172,9 148,6 67,8

3.1.2_СТ-2 23 311А/3 23 311А/4 250 250 185,5 73,5 73,4 0,3 0,2 1,4 1,3 0,5 0,4 22079,2 9448,7 149,6 69,6

3.1.2_СТ-2 СГ3 ЦТП-11 П12 310/3-1-5 150 150 14,6 65,1 65,1 0,2 0,2 15,9 14,9 1,1 1,0 1254,2 537,5 149,5 69,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-ШП3 215 129/12-20 150 150 53,1 29,1 29,1 0,2 0,2 3,2 3,0 0,5 0,5 4421,2 1894,0 145,2 67,6

3.1.2_СТ-2 23 302А 23 302А/1 250 250 66,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7953,0 3408,4 150,0 69,2

3.1.2_СТ-2 215 129/3-1 215 #188 100 100 28,3 19,1 19,1 0,3 0,3 11,5 10,8 0,7 0,7 2097,9 898,8 149,3 69,5

3.1.2_СТ-2 215 158/2 215 158/1 150 150 40,0 49,4 49,3 0,4 0,3 9,1 8,6 0,8 0,8 3396,6 1455,4 147,9 68,8

3.1.2_СТ-2 220 214ШП 220 214-УТ2 500 500 45,1 210,9 209,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 7904,4 3387,3 149,2 67,7

3.1.2_СТ-2 250 518 250 519 700 700 182,0 1436,6 1430,3 0,4 0,4 2,4 2,2 1,1 1,1 41547,1 17804,5 149,8 68,8

3.1.2_СТ-2 250 #872 250 516/20-3 200 200 12,0 37,6 37,5 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 1256,7 538,5 149,0 68,8

3.1.2_СТ-2 215 128/3А-4 215 128/3А-5 150 150 23,9 64,7 64,6 0,4 0,4 15,7 14,7 1,1 1,0 2044,4 876,1 149,2 69,4

3.1.2_СТ-2 220 207а/17-2 будинок адміністративний КО"КИ 150 150 16,9 37,8 37,8 0,1 0,1 5,3 5,0 0,6 0,6 1407,3 603,1 145,2 67,7

3.1.2_СТ-2 220 215 220 215а 500 500 25,2 194,7 193,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 4417,7 1893,1 149,1 67,7

3.1.2_СТ-2 220 217 220 217/УТ-1 300 300 257,4 78,1 77,8 0,2 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 33531,5 14348,7 148,9 67,9

3.1.2_СТ-2 263 ШП 263 ШО 700 700 198,6 219,4 217,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 44704,1 19148,3 148,0 67,8

3.1.2_СТ-2 215 129/12-19Б 215 129/12-ШП3 150 150 6,4 29,1 29,1 0,0 0,0 3,2 3,0 0,5 0,5 530,6 227,4 145,2 67,5

3.1.2_СТ-2 215 129/12-19Б 215 129/12-19Б 150 150 0,3 29,1 29,1 0,0 0,0 3,2 3,0 0,5 0,5 25,0 10,7 145,2 67,5

3.1.2_СТ-2 23 316/5-2 23 316/5-3 200 200 138,9 72,7 72,7 0,6 0,6 4,4 4,1 0,7 0,7 14580,3 6240,8 149,3 69,4

3.1.2_СТ-2 220 210/2П1 220 210А 600 600 15,9 273,0 270,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 3229,7 1382,9 149,6 67,5

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1976



3.1.2_СТ-2 250 522 250 523 500 500 67,7 537,5 535,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,8 0,8 11950,0 5121,1 149,7 68,8

3.1.2_СТ-2 220 205 220 206 700 700 221,9 1034,7 1024,4 0,3 0,3 1,2 1,1 0,8 0,8 50362,8 21576,9 149,8 67,6

3.1.2_СТ-2 215 250056,062 215 145/1 200 200 20,8 25,3 25,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2176,7 932,7 149,0 69,3

3.1.2_СТ-2 263 639/4 263 639/6 250 250 133,7 87,5 87,3 0,3 0,2 2,0 1,8 0,5 0,5 15576,5 6671,1 146,9 67,8

3.1.2_СТ-2 33 319/2 33 ЦТП-41 150 150 125,3 63,0 63,0 1,9 1,7 14,8 14,0 1,1 1,0 10709,7 4587,8 148,9 69,4

3.1.2_СТ-2 263 638 263 639 700 700 193,5 165,8 165,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 43435,9 18602,1 147,4 67,8

3.1.2_СТ-2 220 202 220 204 700 700 284,1 1058,8 1047,7 0,4 0,3 1,3 1,2 0,8 0,8 64499,9 27638,3 149,9 67,6

3.1.2_СТ-2 263 639/3 263 639/4 250 250 92,7 94,0 93,8 0,2 0,2 2,3 2,1 0,6 0,5 10803,3 4628,5 147,0 67,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12-4 215 129/12-4а 300 300 33,7 65,7 65,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 4364,4 1870,1 147,9 67,7

3.1.2_СТ-2 23 316/5 23 316/5-1 250 250 31,1 182,7 182,6 0,3 0,3 8,6 8,0 1,1 1,1 3690,4 1583,8 149,4 69,5

3.1.2_СТ-2 250 516/20-3 250 516/20-4 100 100 15,3 13,5 13,5 0,1 0,1 5,7 5,4 0,5 0,5 1127,4 480,2 149,0 67,6

3.1.2_СТ-2 220 214ШО 220 215 500 500 69,8 196,7 195,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 12224,8 5238,3 149,1 67,7

3.1.2_СТ-2 263 601 263 602 800 800 294,9 782,1 769,5 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,4 74434,1 31892,2 149,7 67,6

3.1.2_СТ-2 215 105 215 106 500 500 132,6 13,9 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21385,9 9126,6 145,2 55,5

3.1.2_СТ-2 23 312/5 23 312/6 200 200 78,0 57,6 57,6 0,2 0,2 2,7 2,6 0,6 0,5 8172,2 3501,1 149,1 69,4

3.1.2_СТ-2 220 210А 220 211 600 600 63,5 273,0 270,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 12912,9 5533,4 149,6 67,6

3.1.2_СТ-2 33 318 33 319 700 700 241,3 271,8 270,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 55021,2 23567,8 149,3 69,1

3.1.2_СТ-2 215 #819 215 140/6А 200 200 38,6 26,0 26,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 4009,1 1717,3 147,8 68,8

3.1.2_СТ-2 215 149/2Б 215 149/2В 200 200 14,8 36,9 36,8 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 1527,1 654,4 148,3 67,6

3.1.2_СТ-2 250 516/21 250 #869 50 50 66,6 3,5 3,5 1,0 0,9 14,7 13,8 0,5 0,5 3561,9 1524,9 149,3 69,2

3.1.2_СТ-2 215 121/9А 215 121/9а-1 100 100 32,6 18,1 18,1 0,3 0,3 10,3 9,7 0,7 0,7 2401,9 1033,1 149,1 69,5

3.1.2_СТ-2 23 315/2 33 230122 80 80 59,7 3,7 3,6 0,1 0,1 1,4 1,3 0,2 0,2 3956,3 1684,5 149,5 69,2

3.1.2_СТ-2 263 6П1 СГ4 405 1200 1200 163,1 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57643,0 24704,2 149,7 67,5

3.1.2_СТ-2 220 206 220 206А 700 700 27,1 1034,5 1024,6 0,0 0,0 1,2 1,1 0,8 0,8 6141,5 2632,1 149,7 67,6

3.1.2_СТ-2 220 214 220 214ШП 500 500 24,5 210,9 209,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 4288,3 1837,7 149,3 67,7

3.1.2_СТ-2 220 204 220 205 700 700 153,1 1058,5 1047,9 0,2 0,2 1,3 1,2 0,8 0,8 34756,1 14894,2 149,8 67,6

3.1.2_СТ-2 220 206Б 220 206В 700 700 18,7 1034,4 1024,7 0,0 0,0 1,2 1,1 0,8 0,8 4235,5 1815,2 149,7 67,6

3.1.2_СТ-2 220 222/4 220 222/5 300 300 80,7 45,7 45,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10450,2 4468,5 147,4 67,7

3.1.2_СТ-2 215 104 215 105 500 500 193,3 14,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31370,4 13362,8 147,4 54,7

3.1.2_СТ-2 215 140/6А 215 140/6А-1 150 150 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,1 312,9 147,6 68,8

3.1.2_СТ-2 220 206А 220 206Б 700 700 71,2 1034,5 1024,6 0,1 0,1 1,2 1,1 0,8 0,8 16148,8 6920,6 149,7 67,6

3.1.2_СТ-2 220 206В 220 207 700 700 28,0 1034,4 1024,7 0,0 0,0 1,2 1,1 0,8 0,8 6354,4 2723,3 149,7 67,6

3.1.2_СТ-2 250 516/8-6 250 Ш.П. 200 200 138,7 12,3 12,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 14296,7 6107,8 147,3 68,2

3.1.2_СТ-2 220 212 220 213 500 500 208,1 245,1 243,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 36544,0 15655,4 149,5 67,7

3.1.2_СТ-2 250 516 250 516А 700 700 111,9 1436,8 1430,1 0,3 0,2 2,4 2,2 1,1 1,1 25542,8 10947,3 149,8 68,8

3.1.2_СТ-2 250 517 250 518 700 700 61,3 1436,6 1430,3 0,1 0,1 2,4 2,2 1,1 1,1 13981,0 5991,7 149,8 68,8

3.1.2_СТ-2 220 211/УТ-3 220 211/УТ-4 200 200 235,3 27,7 27,7 0,2 0,1 0,6 0,6 0,3 0,2 24307,9 10392,8 147,8 67,9

3.1.2_СТ-2 215 129/7 215 250496 200 200 24,9 116,2 116,1 0,3 0,3 11,2 10,5 1,1 1,0 2594,5 1114,7 149,1 68,8

3.1.2_СТ-2 215 149/2В 215 149/3 200 200 44,3 36,9 36,8 0,1 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 4580,7 1962,5 148,3 67,6

3.1.2_СТ-2 215 117/1а будинок житловий 80 80 28,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1834,1 788,9 147,4 68,1

3.1.2_СТ-2 215 149/4 215 149/4А 200 200 34,9 36,9 36,8 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 3613,8 1548,4 148,1 67,7

3.1.2_СТ-2 263 637 263 638 700 700 39,6 165,8 165,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8907,6 3812,6 147,5 67,7

3.1.2_СТ-2 215 #898 215 129/7-1б 150 150 8,6 10,2 10,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 737,2 315,9 148,7 69,1

3.1.2_СТ-2 263 605 263 6П2 800 800 236,7 781,1 770,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 59696,0 25578,8 149,4 67,7

3.1.2_СТ-2 263 639/3а 263 639/4а 300 300 32,0 27,9 27,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4122,5 1766,1 146,9 67,6

3.1.2_СТ-2 263 631 263 ШП 700 700 88,8 219,5 217,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 20001,0 8569,7 148,1 67,7

3.1.2_СТ-2 215 103 215 104 500 500 58,4 14,0 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9492,9 4061,0 148,1 53,7

3.1.2_СТ-2 220 210/ШО1 220 207А/6-ЦТП 200 200 134,2 17,3 17,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 13986,9 5972,9 149,5 67,9

3.1.2_СТ-2 263 603 263 603А 800 800 39,9 781,7 769,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 10071,8 4316,3 149,6 67,6

3.1.2_СТ-2 220 211 220 212 500 500 45,1 245,2 243,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 7922,0 3396,2 149,5 67,7
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3.1.2_СТ-2 220 217/2 220 217/3 300 300 67,7 40,9 40,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8766,3 3754,8 147,7 67,7

3.1.2_СТ-2 215 128/8В 215 128/8Б 400 400 27,7 80,6 80,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4199,4 1799,5 149,2 69,1

3.1.2_СТ-2 250 516/20-4 215 129/7-3А10 100 100 43,4 13,5 13,5 0,2 0,2 5,7 5,4 0,5 0,5 3181,8 1362,8 148,9 67,7

3.1.2_СТ-2 240 ШО СТ-2 215 103 500 500 153,9 14,1 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27188,4 10717,9 150,0 53,4

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4-2 250 516/10-4-3 150 150 43,8 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 3710,1 1589,1 148,8 67,7

3.1.2_СТ-2 215 128/3А-6 215 128/3А-7 150 150 20,4 29,8 29,8 0,1 0,1 3,3 3,1 0,5 0,5 1745,5 748,0 149,0 69,5

3.1.2_СТ-2 215 129/12-3 215 129/12-3А 400 400 44,2 65,8 65,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 6609,2 2831,7 148,1 67,6

3.1.2_СТ-2 263 602 263 603 800 800 55,3 781,8 769,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,5 0,4 13951,3 5978,8 149,6 67,6

3.1.2_СТ-2 263 639/2 263 639/3 250 250 56,0 94,0 93,8 0,1 0,1 2,3 2,1 0,6 0,5 6533,2 2798,0 147,1 67,7

3.1.2_СТ-2 263 603А 263 604 800 800 130,3 781,7 770,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 32869,1 14085,2 149,5 67,6

3.1.2_СТ-2 215 129/12-3Б 215 129/12-4 400 400 34,0 65,7 65,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 5092,2 2181,9 147,9 67,7

3.1.2_СТ-2 33 314 23 315 700 700 40,2 1292,6 1288,7 0,1 0,1 1,9 1,8 1,0 0,9 9196,2 3941,2 149,7 69,2

3.1.2_СТ-2 220 236/7 220 236/7-1 125 125 59,6 18,5 18,5 0,2 0,2 3,3 3,2 0,5 0,4 4844,3 2069,2 147,1 67,8

3.1.2_СТ-2 263 612 263 612/1 250 250 80,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9416,3 4011,8 149,0 68,4

3.1.2_СТ-2 23 316/9 23 ЦТП-61КГС 200 200 87,9 48,2 48,2 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,4 9171,5 3932,0 148,6 69,3

3.1.2_СТ-2 250 516А 250 517 700 700 116,8 1436,7 1430,2 0,3 0,3 2,4 2,2 1,1 1,1 26653,2 11422,2 149,8 68,8

3.1.2_СТ-2 215 #1078 250 ВБКОНСТ61 150 150 21,1 36,5 36,5 0,1 0,1 5,0 4,7 0,6 0,6 1804,4 773,2 149,2 69,3

3.1.2_СТ-2 263 639/4а 263 639/5а 200 200 51,0 27,9 27,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 5237,8 2243,6 146,7 67,7

3.1.2_СТ-2 220 213А 220 214 500 500 109,4 210,9 209,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 19185,3 8220,3 149,3 67,7

3.1.2_СТ-2 215 128/3А-5 215 128/3А-5а 150 150 78,1 64,7 64,6 1,2 1,1 15,7 14,7 1,1 1,0 6688,0 2865,5 149,2 69,5

3.1.2_СТ-2 23 315/1-1 23 315/1-2 300 300 39,7 60,5 60,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2 5223,7 2238,2 149,5 69,5

3.1.2_СТ-2 220 214-УТ2 220 214ШО 500 500 93,4 196,7 195,2 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 16385,9 7018,7 149,2 67,7

3.1.2_СТ-2 33 319А/1 33 319А/2 250 250 172,1 83,6 83,5 0,3 0,3 1,8 1,7 0,5 0,5 20316,7 8700,2 148,6 68,9

3.1.2_СТ-2 215 130 215 131 350 350 73,1 129,7 129,2 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 10703,3 4582,8 149,6 69,1

3.1.2_СТ-2 220 213 220 213А 500 500 17,4 211,0 209,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 3052,3 1307,5 149,4 67,6

3.1.2_СТ-2 215 123 250 522 500 500 65,0 537,6 535,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,8 0,8 11464,0 4918,5 149,7 68,8

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А-4 215 ФРУНЗЕ20 150 150 34,9 14,0 14,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 2953,1 1260,0 147,6 67,7

3.1.2_СТ-2 263 604 263 605 800 800 328,2 781,5 770,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 82823,3 35485,7 149,5 67,6

3.1.2_СТ-2 215 128/11а-1 215 #201 150 150 54,1 15,7 15,7 0,1 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4620,4 1978,6 148,9 69,3

3.1.2_СТ-2 250 516/8-5 250 516/8-6 200 200 16,5 12,3 12,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1705,8 730,8 147,5 67,7

3.1.2_СТ-2 23 313/1-4 33 230074,80 50 50 34,8 7,9 7,9 2,6 2,4 74,0 69,5 1,2 1,1 1865,8 800,6 149,3 69,5

3.1.2_СТ-2 215 148А/8 215 148А/8А 200 200 31,2 33,5 33,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 3241,2 1388,7 147,7 68,8

3.1.2_СТ-2 263 630 263 631 700 700 39,5 219,5 217,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8886,8 3808,2 148,1 67,6

3.1.2_СТ-2 215 #719 215 121/11А-1А 150 150 41,3 7,0 7,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3500,3 1498,1 148,5 67,8

3.1.2_СТ-2 220 243 220 243/1 100 100 113,8 17,6 17,6 1,1 1,0 9,8 9,2 0,7 0,6 8308,2 3549,8 147,6 67,8

3.1.2_СТ-2 220 #1073 220 #1077 100 100 23,8 6,1 6,1 0,0 0,0 1,2 1,1 0,2 0,2 1729,1 740,5 146,8 67,7

3.1.2_СТ-2 250 516/8-1 приміщення виробничі 150 150 42,0 34,9 34,9 0,2 0,2 4,6 4,3 0,6 0,6 3597,2 1548,7 149,6 69,8

3.1.2_СТ-2 215 129/12-3А 215 129/12-3Б 400 400 20,2 65,7 65,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 3023,1 1295,4 148,0 67,6

3.1.2_СТ-2 215 149/3 215 149/4 200 200 30,4 36,9 36,8 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 3140,7 1345,7 148,2 67,7

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4-5 250 516/10-4-6 150 150 27,0 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 2281,8 977,6 147,8 68,1

3.1.2_СТ-2 215 153А 215 153А/1 150 150 19,6 15,5 15,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,2 1666,5 714,3 148,5 68,7

3.1.2_СТ-2 263 627 263 628 700 700 30,5 773,1 768,8 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 6898,2 2956,3 148,4 68,1

3.1.2_СТ-2 23 303/2 23 303/2а 200 200 15,3 19,8 19,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1589,4 681,0 148,0 68,7

3.1.2_СТ-2 263 626 263 627 700 700 6,0 773,1 768,8 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,6 1365,2 585,1 148,4 68,1

3.1.2_СТ-2 220 207А/4 220 207А/5 500 500 182,2 80,3 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 31671,1 13558,9 149,0 66,2

3.1.2_СТ-2 215 #760 215 149/11 200 200 35,9 36,9 36,9 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 3703,3 1586,7 147,1 68,1

3.1.2_СТ-2 215 108/13-1 215 108/13-2 80 80 59,9 3,6 3,5 0,1 0,1 1,3 1,2 0,2 0,2 3842,9 1642,0 146,1 66,5

3.1.2_СТ-2 33 317/4 33 ЦТП-49 200 200 215,5 36,3 36,2 0,2 0,2 1,1 1,0 0,3 0,3 22600,8 9656,6 149,3 69,4

3.1.2_СТ-2 220 243 220 220200,240 200 200 23,8 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2463,8 1053,9 147,6 68,4

3.1.2_СТ-2 215 145/1 215 #732 200 200 17,1 25,3 25,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1792,1 767,9 148,9 69,4
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3.1.2_СТ-2 23 313/3 23 313/4 400 400 190,5 193,1 192,7 0,2 0,1 0,8 0,8 0,5 0,4 28946,8 12392,1 149,6 69,2

3.1.2_СТ-2 220 207А/3 220 207А/4 500 500 76,7 80,4 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13390,7 5714,0 149,1 66,0

3.1.2_СТ-2 23 312/1 23 312/2 300 300 135,7 198,7 198,5 0,5 0,5 3,9 3,6 0,8 0,8 17885,0 7663,2 149,8 69,4

3.1.2_СТ-2 263 628 263 629 700 700 128,7 773,0 768,8 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 0,6 29095,3 12468,1 148,4 68,1

3.1.2_СТ-2 33 БН  4 33 316/7-2-1 100 100 9,6 51,3 51,3 0,8 0,7 82,8 77,8 2,0 1,9 708,6 303,7 148,5 69,3

3.1.2_СТ-2 215 #835 215 128/13А 250 250 64,6 151,6 151,2 0,4 0,4 5,9 5,5 0,9 0,9 7677,4 3289,9 149,6 69,1

3.1.2_СТ-2 215 129/4а-1 215 129/4а-2 125 125 45,1 15,7 15,7 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 3718,6 1592,7 149,2 69,4

3.1.2_СТ-2 215 139А 215 140А 300 300 28,3 123,8 123,5 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 3707,1 1588,6 149,2 68,9

3.1.2_СТ-2 250 516/20 250 516/20-1 125 125 63,7 37,6 37,5 0,9 0,8 13,8 12,9 0,9 0,9 5245,5 2249,3 149,4 68,7

3.1.2_СТ-2 220 260Б 220 260Б/Ш.О. 400 400 24,3 301,1 300,1 0,0 0,0 2,0 1,8 0,7 0,7 3650,9 1564,6 148,5 68,1

3.1.2_СТ-2 215 108/13 215 108/13-1 80 80 23,0 3,6 3,5 0,0 0,0 1,3 1,2 0,2 0,2 1474,0 631,0 146,5 66,0

3.1.2_СТ-2 215 250496 215 #898 150 150 43,1 10,2 10,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3676,4 1574,9 149,1 69,0

3.1.2_СТ-2 220 260Б/Ш.П. 220 #212 300 300 7,4 9,2 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 965,3 414,6 148,6 68,7

3.1.2_СТ-2 250 250151 215 527/3а 125 125 43,5 45,4 45,4 0,9 0,8 20,1 18,9 1,1 1,0 3595,7 1540,7 149,4 69,6

3.1.2_СТ-2 220 207А/9 220 220092 150 150 113,7 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 9518,1 4032,4 147,3 67,2

3.1.2_СТ-2 220 260АСЛ 220 260СЛ 400 400 17,9 296,9 295,8 0,0 0,0 1,9 1,8 0,7 0,7 2691,2 1153,2 148,5 68,1

3.1.2_СТ-2 215 117 215 117/1а 200 200 27,4 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2823,8 1201,5 148,0 66,1

3.1.2_СТ-2 23 316/1-2 23 230235 200 200 159,5 66,2 66,1 0,6 0,5 3,6 3,4 0,6 0,6 16763,8 7176,2 149,5 69,6

3.1.2_СТ-2 220 260Б/Ш.О. 220 260А 400 400 63,2 301,1 300,1 0,1 0,1 2,0 1,8 0,7 0,7 9504,3 4072,9 148,5 68,1

3.1.2_СТ-2 220 210/17 220 УТ-160 250 250 74,9 182,4 181,8 0,6 0,6 8,5 8,0 1,1 1,0 8810,1 3775,5 148,6 68,1

3.1.2_СТ-2 215 128/10А 215 #836 200 200 43,1 80,6 80,4 0,2 0,2 5,4 5,0 0,8 0,7 4515,5 1935,3 149,3 69,0

3.1.2_СТ-2 220 219А 220 219 500 500 30,6 105,1 104,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 5356,5 2295,3 148,2 68,1

3.1.2_СТ-2 23 313/4 23 ЦТП-44 200 200 278,3 64,4 64,4 1,0 0,9 3,4 3,2 0,6 0,6 29188,1 12505,3 149,5 69,5

3.1.2_СТ-2 220 257 220 256 300 300 47,8 283,6 282,8 0,4 0,4 7,9 7,4 1,2 1,1 6224,5 2666,9 148,3 68,1

3.1.2_СТ-2 220 УТ-160 220 242А/8 250 250 204,5 174,4 173,8 1,6 1,5 7,8 7,3 1,1 1,0 24053,2 10304,6 148,6 68,2

3.1.2_СТ-2 215 250537 215 140/7А 200 200 22,8 26,0 26,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 2367,6 1014,4 148,2 68,6

3.1.2_СТ-2 220 244 СШ №2 УО Подільської РДА в м.К 65 65 52,6 10,3 10,3 1,7 1,6 31,7 29,8 0,9 0,9 3177,0 1364,2 147,7 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А-6 215 129/7-3А-5 200 200 77,0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 7965,3 3408,2 147,7 68,3

3.1.2_СТ-2 33 317/3 33 ЦТП-48 200 200 117,2 68,2 68,2 0,5 0,4 3,9 3,6 0,7 0,6 12303,0 5273,1 149,4 69,6

3.1.2_СТ-2 215 #464 215 144А 300 300 6,8 16,8 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 889,5 381,2 148,9 69,0

3.1.2_СТ-2 23 312/3 23 312/4 250 250 122,3 107,4 107,3 0,4 0,3 3,0 2,8 0,7 0,6 14537,9 6226,8 149,5 69,3

3.1.2_СТ-2 220 213/3 220 213/3-ШП 100 100 37,3 34,1 34,0 1,4 1,3 36,5 34,2 1,3 1,2 2745,3 1176,3 148,7 68,6

3.1.2_СТ-2 220 260СЛ 220 260 400 400 31,4 296,8 295,8 0,1 0,1 1,9 1,8 0,7 0,7 4718,8 2022,3 148,5 68,1

3.1.2_СТ-2 220 260А 220 260АСЛ 400 400 21,3 301,1 300,1 0,0 0,0 2,0 1,8 0,7 0,7 3199,4 1371,1 148,5 68,1

3.1.2_СТ-2 220 260 220 259 400 400 62,4 296,8 295,8 0,1 0,1 1,9 1,8 0,7 0,7 9372,6 4016,5 148,4 68,1

3.1.2_СТ-2 220 227 220 226СМ 400 400 32,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 816,7 350,0 25,2 16,0

3.1.2_СТ-2 33 309/1-2 33 309/1-5 125 125 33,6 79,4 79,4 2,1 1,9 61,5 57,7 2,0 1,8 2785,0 1193,5 149,6 69,8

3.1.2_СТ-2 23 313/3-4 23 313/3-5 200 200 47,0 115,4 115,4 0,5 0,5 11,0 10,3 1,1 1,0 4939,1 2116,5 149,5 69,4

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/1 СГ3 310/2 300 300 87,5 305,4 305,1 0,8 0,8 9,2 8,6 1,3 1,2 11548,8 4948,5 149,8 69,6

3.1.2_СТ-2 33 313/2 23 313/3 400 400 77,7 361,7 361,2 0,2 0,2 2,8 2,7 0,9 0,8 11807,8 5060,0 149,7 69,2

3.1.2_СТ-2 220 213/3-УТ 220 213/3-Н20 100 100 297,5 16,9 16,9 2,7 2,5 9,0 8,5 0,7 0,6 21877,3 9317,1 148,5 68,7

3.1.2_СТ-2 220 210/15-1 220 210/15-2 300 300 83,6 6,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10443,2 4455,1 148,1 60,5

3.1.2_СТ-2 220 236 220 235 300 300 59,4 19,9 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7693,2 3259,2 147,6 65,9

3.1.2_СТ-2 220 256 220 255 300 300 52,9 283,6 282,8 0,4 0,4 7,9 7,4 1,2 1,1 6878,6 2947,8 148,3 68,1

3.1.2_СТ-2 215 128/5а 215 128/6А 300 300 13,4 34,4 34,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1758,2 753,4 149,1 69,0

3.1.2_СТ-2 220 #212 220 #211 300 300 30,4 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3971,8 1698,3 148,5 68,9

3.1.2_СТ-2 23 310 СГ3 310/1 300 300 116,3 330,6 330,2 1,3 1,2 10,8 10,1 1,4 1,3 15320,6 6574,6 149,8 69,6

3.1.2_СТ-2 215 128/10А-8 215 128/10А7 200 200 41,4 32,4 32,5 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 4343,9 1861,0 149,5 69,2

3.1.2_СТ-2 220 250/3-1 220 250/3-2 125 125 41,3 23,1 23,1 0,2 0,2 5,2 4,9 0,6 0,5 3370,7 1444,0 147,3 68,7

3.1.2_СТ-2 220 210/УТ-4 ТОВ НВП "Каштан" 100 100 87,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6395,8 1641,1 149,0 41,1
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3.1.2_СТ-2 220 236/4 220 236/5 400 400 48,4 80,5 80,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7239,7 3101,4 147,3 68,2

3.1.2_СТ-2 215 129/10 адміністративна будівля 100 100 35,7 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2601,1 1095,0 148,6 67,3

3.1.2_СТ-2 215 250703 215 154 200 200 89,9 51,2 51,2 0,2 0,2 2,2 2,0 0,5 0,5 9351,0 4005,6 148,3 68,7

3.1.2_СТ-2 220 255 220 254 300 300 121,9 283,6 282,8 1,0 0,9 7,9 7,4 1,2 1,1 15865,5 6798,5 148,3 68,1

3.1.2_СТ-2 23 315А 23 316 700 700 154,5 1157,8 1154,4 0,2 0,2 1,5 1,4 0,9 0,9 35305,1 15129,5 149,7 69,2

3.1.2_СТ-2 215 121 215 121/1А 250 250 5,3 100,2 100,0 0,0 0,0 2,6 2,4 0,6 0,6 621,2 267,1 149,6 68,6

3.1.2_СТ-2 250 516/10б 250 516/10-1 400 400 85,8 83,2 83,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 13024,7 5579,7 149,6 69,0

3.1.2_СТ-2 215 129/16 215 129/17 200 200 74,1 77,3 77,2 0,4 0,3 4,9 4,6 0,7 0,7 7716,9 3306,4 148,6 68,6

3.1.2_СТ-2 220 259 220 258 400 400 71,2 296,8 295,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,7 0,7 10697,5 4584,2 148,4 68,1

3.1.2_СТ-2 220 250 220 250/1 150 150 100,0 61,7 61,7 1,4 1,3 14,2 13,4 1,1 1,0 8463,7 3629,1 148,0 68,2

3.1.2_СТ-2 215 128/3А-2 215 128/3А-3 150 150 67,0 64,7 64,6 1,0 1,0 15,7 14,7 1,1 1,0 5743,6 2461,0 149,3 69,4

3.1.2_СТ-2 215 149/11 215 #762 200 200 49,8 36,9 36,9 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 5137,2 2200,8 147,0 68,2

3.1.2_СТ-2 33 316/3-3 23 316/3-4 250 250 150,0 122,2 122,1 0,6 0,5 3,8 3,6 0,8 0,7 17806,4 7628,3 149,3 69,3

3.1.2_СТ-2 215 121/1А 215 121/2А 250 250 28,8 99,2 98,9 0,1 0,1 2,5 2,4 0,6 0,6 3411,3 1461,8 149,6 68,6

3.1.2_СТ-2 23 316/4 33 316/4а 400 400 141,5 309,5 308,9 0,3 0,3 2,1 2,0 0,7 0,7 21472,2 9200,7 149,5 69,1

3.1.2_СТ-2 250 526А/2 250 526А/3 150 150 106,0 21,9 21,9 0,2 0,2 1,8 1,7 0,4 0,4 9072,8 3884,0 149,2 69,4

3.1.2_СТ-2 215 154/1СМ 215 154/1 150 150 32,5 38,2 38,2 0,2 0,2 5,5 5,1 0,7 0,6 2761,8 1183,4 147,9 69,0

3.1.2_СТ-2 215 #736 215 147/1 200 200 12,0 24,6 24,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1250,2 535,7 148,9 69,3

3.1.2_СТ-2 215 117/1а 215 108/13 200 200 30,4 3,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3109,4 1325,6 147,4 65,9

3.1.2_СТ-2 33 319 33 319А 700 700 198,2 98,8 98,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 45175,9 19290,1 149,1 68,8

3.1.2_СТ-2 215 129/1Б 215 129/2 400 400 60,7 235,8 235,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 9207,6 3945,1 149,6 68,9

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/5-1 СГ3 ЦТП-12 200 200 66,5 72,8 72,8 0,3 0,3 4,4 4,1 0,7 0,7 6994,0 2996,7 149,5 69,7

3.1.2_СТ-2 263 629/18 263 629/19 400 400 87,7 144,8 144,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 13163,4 5640,1 147,6 68,6

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4-6 250 516/10-4-7 150 150 83,2 16,7 16,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 7037,4 3012,6 147,7 68,3

3.1.2_СТ-2 220 258 220 257 400 400 80,9 296,8 295,9 0,2 0,1 1,9 1,8 0,7 0,7 12161,8 5211,6 148,4 68,1

3.1.2_СТ-2 23 313/1 23 313/1-1 250 250 91,1 135,1 134,9 0,4 0,4 4,7 4,4 0,8 0,8 10832,6 4642,6 149,7 69,3

3.1.2_СТ-2 215 #256 215 250638 150 150 37,6 15,7 15,7 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 3217,0 1378,2 149,5 69,0

3.1.2_СТ-2 33 313/6 33 313/6А 300 300 40,0 128,5 128,5 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 5256,6 2252,6 149,1 69,2

3.1.2_СТ-2 215 250148 215 140/3А 200 200 11,1 32,4 32,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 1160,9 497,5 148,7 69,0

3.1.2_СТ-2 220 244 будинок житловий 80 80 27,8 5,4 5,4 0,1 0,1 3,0 2,8 0,3 0,3 1813,8 778,7 147,7 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129 215 129/1 400 400 86,6 253,6 252,8 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 13147,4 5630,5 149,6 68,9

3.1.2_СТ-2 263 629/17-1а 263 629/17-2а 250 250 167,7 202,4 202,2 1,8 1,6 10,5 9,8 1,2 1,2 19701,0 8441,0 147,8 68,6

3.1.2_СТ-2 215 142 215 250265 300 300 17,7 34,3 34,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2321,3 994,1 148,7 69,0

3.1.2_СТ-2 215 128/1Б 215 128/2А 300 300 53,0 154,1 153,9 0,1 0,1 2,3 2,2 0,7 0,6 6970,4 2987,0 149,6 69,2

3.1.2_СТ-2 220 228 220 227СМ 400 400 24,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1642,9 704,1 65,1 33,1

3.1.2_СТ-2 33 302 23 302А 700 700 136,2 2718,7 2708,6 1,2 1,1 8,5 7,9 2,1 2,0 31168,7 13357,6 150,0 69,2

3.1.2_СТ-2 220 236/6 220 236/7 200 200 56,5 52,1 52,1 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 5831,7 2498,2 147,2 68,2

3.1.2_СТ-2 23 316/8 23 316/9 400 400 96,9 59,4 59,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 14652,5 6275,9 148,9 69,0

3.1.2_СТ-2 220 250/1 220 250СЫР30/1 150 150 63,1 58,9 58,9 0,8 0,8 13,0 12,2 1,0 0,9 5341,7 2288,5 147,9 68,2

3.1.2_СТ-2 215 250508 215 129/7-1 150 150 56,3 36,8 36,7 0,3 0,3 5,1 4,8 0,6 0,6 4800,2 2059,9 149,0 69,2

3.1.2_СТ-2 23 313/7 23 ЦТП-43 200 200 157,9 64,6 64,6 0,5 0,5 3,5 3,2 0,6 0,6 16539,6 7086,2 149,1 69,4

3.1.2_СТ-2 215 141 215 142 300 300 98,3 65,4 65,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 12875,5 5515,2 148,9 69,1

3.1.2_СТ-2 220 236/3А 220 236/4 400 400 20,8 94,1 94,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3112,5 1333,4 147,4 68,2

3.1.2_СТ-2 220 227СМ 220 227 400 400 33,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1531,6 656,4 45,4 24,7

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/3-1 СГ3 ЦТП-11 200 200 98,5 82,8 82,8 0,6 0,5 5,7 5,3 0,8 0,7 10362,2 4439,4 149,6 69,7

3.1.2_СТ-2 250 516/10-6а 250 #884 100 100 33,6 36,5 36,5 1,4 1,3 41,9 39,3 1,4 1,3 2488,1 1066,1 149,0 69,4

3.1.2_СТ-2 250 530 250 #833 150 150 14,4 19,3 19,3 0,0 0,0 1,4 1,3 0,3 0,3 1229,7 528,9 149,2 69,6

3.1.2_СТ-2 220 242 220 #29 125 125 32,4 25,8 25,8 0,2 0,2 6,5 6,1 0,6 0,6 2646,2 1138,3 147,9 68,9

3.1.2_СТ-2 33 317/3 33 317/4 200 200 107,1 85,4 85,3 0,6 0,6 6,0 5,7 0,8 0,8 11245,9 4815,8 149,4 69,4

3.1.2_СТ-2 215 147/1 215 147/2 200 200 37,7 24,6 24,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 3938,5 1687,2 148,8 69,3
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3.1.2_СТ-2 220 236/5 220 236/6 400 400 21,3 80,4 80,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3181,7 1363,4 147,2 68,2

3.1.2_СТ-2 220 210/15-2 220 210/15-3 300 300 58,4 6,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7263,7 3103,0 146,5 61,0

3.1.2_СТ-2 215 128/7Б-11 215 128/7Б-12 150 150 42,7 31,5 31,5 0,2 0,1 3,7 3,5 0,5 0,5 3622,8 1552,2 147,9 68,9

3.1.2_СТ-2 215 250691 215 129/4а-1 150 150 16,8 15,7 15,7 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1436,8 615,6 149,3 69,3

3.1.2_СТ-2 220 242А/8 220 242А/7 250 250 88,4 174,4 173,8 0,7 0,6 7,8 7,3 1,1 1,0 10393,8 4453,8 148,4 68,2

3.1.2_СТ-2 220 236/3 220 236/3-1 125 125 60,6 22,0 22,0 0,3 0,3 4,7 4,4 0,5 0,5 4937,5 2118,1 147,4 68,7

3.1.2_СТ-2 215 121/12А 215 135 200 200 64,0 31,3 31,2 0,1 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 6657,9 2856,3 148,5 68,7

3.1.2_СТ-2 263 629/16 263 629/17 400 400 88,3 476,4 475,8 0,4 0,4 4,9 4,6 1,1 1,1 13262,5 5683,5 147,9 68,6

3.1.2_СТ-2 215 148А/1В 215 148А/2 250 250 32,0 84,4 84,3 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,5 3776,2 1618,2 148,7 68,9

3.1.2_СТ-2 215 121/9Б 215 121/9В 200 200 30,1 38,3 38,2 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 3132,9 1342,0 149,1 68,2

3.1.2_СТ-2 215 129/7-4А 215 129/7-5А 100 100 39,9 12,4 12,4 0,2 0,2 4,9 4,6 0,5 0,4 2931,9 1255,7 148,1 69,0

3.1.2_СТ-2 23 313/1-3 23 313/1-4 200 200 100,3 62,0 61,9 0,3 0,3 3,2 3,0 0,6 0,6 10517,6 4501,4 149,4 69,0

3.1.2_СТ-2 33 317 33 318 700 700 236,8 272,0 270,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 54072,1 23139,8 149,5 69,0

3.1.2_СТ-2 215 129/15 215 129/16 200 200 32,4 77,3 77,2 0,2 0,2 4,9 4,6 0,7 0,7 3380,6 1448,7 148,7 68,6

3.1.2_СТ-2 215 128/3А 215 128/4А 300 300 64,3 64,0 63,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 8453,3 3616,1 149,5 69,0

3.1.2_СТ-2 215 130/1 215 130/1А 150 150 88,4 32,1 32,1 0,3 0,3 3,9 3,6 0,5 0,5 7576,5 3245,0 149,4 69,5

3.1.2_СТ-2 220 УТ-160 адміністративна будівля ТОВ"КВ 100 100 139,3 8,0 8,0 0,3 0,3 2,0 1,9 0,3 0,3 10218,3 4365,1 148,6 68,7

3.1.2_СТ-2 215 128/10А7 215 128/10А-6 200 200 23,0 32,4 32,5 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 2411,2 1033,2 149,4 69,2

3.1.2_СТ-2 220 239/1 220 239/2 200 200 119,7 24,3 24,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 12392,8 5302,9 147,7 68,4

3.1.2_СТ-2 33 319/1 адміністративна будівля ТОВ"ГР 50 50 21,2 1,8 1,8 0,1 0,1 3,7 3,5 0,3 0,3 1136,1 485,5 149,1 69,3

3.1.2_СТ-2 220 207А/1-1 220 207А/1-2 200 200 69,8 17,5 17,5 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 7274,9 3114,3 149,2 68,3

3.1.2_СТ-2 215 129/14 215 129/15 200 200 15,9 77,3 77,2 0,1 0,1 4,9 4,6 0,7 0,7 1657,0 710,1 148,7 68,6

3.1.2_СТ-2 33 319/1 33 319/2 200 200 122,0 63,0 63,0 0,4 0,4 3,3 3,1 0,6 0,6 12775,6 5472,2 149,1 69,3

3.1.2_СТ-2 263 629/17-3 263 СЭВС-35 200 200 30,7 119,9 119,9 0,4 0,3 11,9 11,2 1,2 1,1 3182,6 1364,9 147,8 68,9

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/2 СГ3 310/3 300 300 128,2 305,4 305,2 1,2 1,1 9,2 8,6 1,3 1,2 16914,0 7247,8 149,8 69,6

3.1.2_СТ-2 215 148А/5 215 148А/6 200 200 41,9 33,5 33,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4357,9 1867,0 148,2 68,6

3.1.2_СТ-2 215 128/11А 215 128/10А 250 250 79,2 92,4 92,1 0,2 0,2 2,2 2,0 0,6 0,5 9394,5 4025,1 149,4 68,9

3.1.2_СТ-2 215 Спаська 10 215 140/1А 200 200 37,1 58,3 58,3 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,5 3887,0 1665,6 149,1 69,1

3.1.2_СТ-2 220 229 комплекс спортивно-розважальни 50 50 30,7 6,9 6,9 1,7 1,6 56,4 53,3 1,1 1,0 1534,7 657,3 139,2 64,7

3.1.2_СТ-2 23 313/1-5 23 230397 200 200 96,3 54,1 54,1 0,2 0,2 2,4 2,3 0,5 0,5 10071,0 4314,0 148,7 69,3

3.1.2_СТ-2 33 319 УС2057 150 150 36,2 102,1 102,1 1,4 1,3 39,0 36,6 1,7 1,6 3092,6 1328,0 149,1 69,6

3.1.2_СТ-2 215 129/7-1А 215 129/7-2А 200 200 75,8 65,9 65,8 0,3 0,3 3,6 3,4 0,6 0,6 7906,5 3387,4 149,0 68,6

3.1.2_СТ-2 215 250154,875 215 140/2А 200 200 26,3 32,5 32,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 2743,8 1175,7 148,8 68,9

3.1.2_СТ-2 23 313/3-5 23 313/3-6 200 200 91,9 52,2 52,2 0,2 0,2 2,3 2,1 0,5 0,5 9643,0 4127,1 149,4 69,3

3.1.2_СТ-2 220 241 220 220198,254 80 80 9,8 10,1 10,1 0,1 0,1 10,3 9,7 0,6 0,6 638,9 275,0 147,8 68,9

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/3 СГ3 310/4 300 300 68,8 222,6 222,4 0,3 0,3 4,9 4,6 1,0 0,9 9070,4 3886,5 149,7 69,6

3.1.2_СТ-2 215 #762 215 149/12 200 200 74,4 36,9 36,9 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 7666,8 3283,9 146,9 68,3

3.1.2_СТ-2 23 312 23 312/1 300 300 62,1 198,7 198,5 0,2 0,2 3,9 3,6 0,8 0,8 8182,9 3509,7 149,8 69,4

3.1.2_СТ-2 23 313 33 314 700 700 270,5 1292,8 1288,5 0,5 0,5 1,9 1,8 1,0 0,9 61838,8 26497,3 149,8 69,2

3.1.2_СТ-2 220 207А/1-2 комплекс торгівельний (павільо 50 50 95,8 0,9 0,9 0,1 0,1 1,0 1,0 0,1 0,1 5112,1 2116,4 148,8 66,7

3.1.2_СТ-2 220 222/5 220 220204 80 80 38,8 25,8 25,8 2,6 2,5 67,3 63,2 1,5 1,5 2517,3 1083,3 147,2 68,6

3.1.2_СТ-2 215 129/13 215 129/14 200 200 13,4 77,3 77,2 0,1 0,1 4,9 4,6 0,7 0,7 1394,5 597,6 148,7 68,6

3.1.2_СТ-2 263 629/17-6 263 629/19-1 200 200 100,9 9,1 9,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10274,6 4477,9 144,2 68,7

3.1.2_СТ-2 220 217/6СМ 220 217/6 300 300 153,7 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18057,0 8463,3 131,5 68,0

3.1.2_СТ-2 215 129/2 215 129/3 400 400 69,9 235,8 235,2 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 10600,6 4542,6 149,5 68,9

3.1.2_СТ-2 220 236/3 220 236/3А 400 400 54,2 106,8 106,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 8116,1 3476,5 147,4 68,2

3.1.2_СТ-2 215 527/3а 215 138/2 200 200 59,3 45,4 45,4 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 6225,2 2667,0 149,3 69,6

3.1.2_СТ-2 220 2П3 220 220109 50 50 80,3 0,7 0,7 0,1 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 4275,1 1770,5 148,9 66,6

3.1.2_СТ-2 23 308 23 309 700 700 113,8 2667,1 2659,6 0,9 0,9 8,2 7,6 2,1 2,0 26048,2 11163,2 149,9 69,3

3.1.2_СТ-2 263 629/17 263 629/17-1а 250 250 67,4 202,4 202,2 0,7 0,7 10,5 9,8 1,2 1,2 7916,7 3392,2 147,9 68,6
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3.1.2_СТ-2 220 236 220 236/1 400 400 39,1 139,9 139,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 5848,5 2509,8 147,6 68,2

3.1.2_СТ-2 215 140/8А 215 250537 200 200 21,8 26,0 26,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 2263,1 969,7 148,3 68,6

3.1.2_СТ-2 215 129/7-1 215 250297 150 150 56,0 36,8 36,7 0,3 0,3 5,1 4,8 0,6 0,6 4781,7 2048,6 148,9 69,2

3.1.2_СТ-2 220 242А/7 220 242А/6 250 250 51,1 174,4 173,8 0,4 0,4 7,8 7,3 1,1 1,0 6003,9 2572,8 148,4 68,2

3.1.2_СТ-2 23 313/3-5 33 313/3-5-1 200 200 68,6 63,2 63,2 0,2 0,2 3,3 3,1 0,6 0,6 7196,8 3085,6 149,4 69,6

3.1.2_СТ-2 215 145 215 #464 300 300 24,5 16,8 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3206,6 1374,4 149,0 69,0

3.1.2_СТ-2 220 250/5 220 250/5-1 100 100 202,6 2,9 2,9 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 14692,7 6099,2 146,7 66,0

3.1.2_СТ-2 215 121/9В 215 121/10А 200 200 67,2 38,3 38,2 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,3 6994,9 2996,3 149,0 68,3

3.1.2_СТ-2 215 250508 215 129/7-1А 200 200 20,7 65,9 65,8 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 2161,5 925,4 149,0 68,6

3.1.2_СТ-2 220 230 220 229 400 400 79,4 7,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11269,9 4808,3 140,8 64,6

3.1.2_СТ-2 215 145 215 250056,062 200 200 20,3 25,3 25,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2124,1 912,2 149,0 69,3

3.1.2_СТ-2 220 207А/1-2 220 207А/1-3 150 150 37,1 16,6 16,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 3156,4 1353,4 148,8 68,6

3.1.2_СТ-2 33 316/3-1 23 316/3-2 250 250 96,4 195,9 195,7 0,9 0,9 9,8 9,2 1,2 1,1 11460,3 4910,8 149,4 69,4

3.1.2_СТ-2 23 313/3-2 23 313/3-3 250 250 47,5 115,5 115,4 0,2 0,2 3,4 3,2 0,7 0,7 5645,0 2417,8 149,6 69,4

3.1.2_СТ-2 215 #351 215 250703 200 200 43,2 51,2 51,2 0,1 0,1 2,2 2,0 0,5 0,5 4491,9 1924,7 148,4 68,6

3.1.2_СТ-2 220 210/15-3 220 210/15-4 300 300 60,5 6,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7499,2 3203,2 145,3 61,5

3.1.2_СТ-2 215 128/10А-5 Вузол158 200 200 41,4 32,4 32,5 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 4336,5 1857,8 149,2 69,3

3.1.2_СТ-2 215 121/8А 215 121/9А 200 200 34,9 59,6 59,4 0,1 0,1 2,9 2,7 0,6 0,5 3649,4 1563,0 149,1 68,6

3.1.2_СТ-2 220 239 220 239/1 200 200 8,3 28,3 28,2 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 854,5 366,5 147,7 68,2

3.1.2_СТ-2 220 242А/6 220 242А/5 200 200 113,7 174,4 173,9 2,9 2,7 25,1 23,4 1,7 1,6 11804,8 5058,3 148,3 68,2

3.1.2_СТ-2 220 235 220 234А 400 400 43,9 7,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6495,4 2712,2 147,2 61,4

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3 215 129/7-4 150 150 20,7 29,4 29,4 0,1 0,1 3,2 3,1 0,5 0,5 1763,3 755,6 148,6 69,3

3.1.2_СТ-2 263 629/15 263 629/16 400 400 115,8 476,4 475,8 0,6 0,5 4,9 4,6 1,1 1,1 17398,1 7455,6 147,9 68,6

3.1.2_СТ-2 220 213/2 220 213/3 250 250 36,7 34,1 34,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4330,1 1855,1 148,8 68,6

3.1.2_СТ-2 23 312 23 313 700 700 227,2 1789,9 1784,3 0,8 0,8 3,7 3,4 1,4 1,3 51945,8 22258,6 149,8 69,2

3.1.2_СТ-2 250 531 250 531/1 100 100 34,0 5,1 5,1 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 2504,9 1073,9 149,1 69,3

3.1.2_СТ-2 215 154 215 250318 200 200 27,3 13,0 13,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2842,7 1214,8 148,1 68,3

3.1.2_СТ-2 23 313/7 23 313/8 200 200 173,3 63,9 63,9 0,6 0,6 3,4 3,2 0,6 0,6 18150,3 7769,8 149,1 69,3

3.1.2_СТ-2 220 254 220 254/1 100 100 94,0 26,9 26,9 2,1 2,0 22,8 21,4 1,0 1,0 6887,2 2960,6 148,2 69,0

3.1.2_СТ-2 220 231 220 230 400 400 58,8 7,0 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8377,2 3578,4 142,0 63,9

3.1.2_СТ-2 220 222/7СМ 220 222/7 300 300 93,8 2,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11264,9 4760,8 139,0 63,2

3.1.2_СТ-2 215 134 215 135 350 350 80,1 39,0 38,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11712,7 4993,1 149,2 68,7

3.1.2_СТ-2 263 629/14 263 629/15 400 400 68,5 476,4 475,8 0,3 0,3 4,9 4,6 1,1 1,1 10292,6 4410,5 147,9 68,6

3.1.2_СТ-2 220 222/7 220 217/6СМ 300 300 52,6 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6223,8 2646,4 134,2 64,3

3.1.2_СТ-2 215 128/4А-2 215 БН Щ51 150 150 91,7 29,6 29,6 0,3 0,3 3,3 3,1 0,5 0,5 7842,2 3358,6 149,0 69,4

3.1.2_СТ-2 215 140/4А 215 140/5А 200 200 41,8 11,8 11,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4346,1 1860,7 148,3 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/12 215 129/13 200 200 24,0 77,3 77,2 0,1 0,1 4,9 4,6 0,7 0,7 2489,5 1069,8 148,7 68,6

3.1.2_СТ-2 23 303/1А 23 303/2 200 200 187,0 19,9 19,8 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 19472,9 8323,4 148,9 68,6

3.1.2_СТ-2 220 236/1 220 236/1СМ 400 400 23,8 139,9 139,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 3567,7 1528,9 147,6 68,2

3.1.2_СТ-2 270 СТ-2(БН) 270 701 150 150 133,1 31,9 31,9 0,5 0,5 3,8 3,6 0,5 0,5 11457,3 4905,6 150,0 69,8

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А-1 215 129/7-3А-2 200 200 40,9 28,5 28,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 4252,1 1819,1 148,5 68,3

3.1.2_СТ-2 215 121/9А 215 121/9Б 200 200 3,4 41,5 41,3 0,0 0,0 1,4 1,3 0,4 0,4 357,1 152,8 149,1 68,2

3.1.2_СТ-2 23 315 23 315/1-1 300 300 78,4 60,6 60,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2 10321,8 4425,5 149,7 69,4

3.1.2_СТ-2 23 316/7 23 316/7-1 200 200 79,6 54,5 54,4 0,2 0,2 2,5 2,3 0,5 0,5 8322,9 3566,5 149,1 69,0

3.1.2_СТ-2 23 316/5-3 23 ЦТП-51 200 200 145,1 72,7 72,7 0,6 0,6 4,4 4,1 0,7 0,7 15209,6 6514,8 149,1 69,5

3.1.2_СТ-2 33 317/1 33 317/2 250 250 34,9 153,6 153,5 0,2 0,2 6,0 5,7 0,9 0,9 4151,1 1778,5 149,5 69,4

3.1.2_СТ-2 215 158/1 215 158/1А 200 200 44,8 21,2 21,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4655,1 1991,5 147,9 68,6

3.1.2_СТ-2 23 313/9 23 ЦТП-42 200 200 21,4 63,9 63,9 0,1 0,1 3,4 3,2 0,6 0,6 2235,8 958,1 148,7 69,3

3.1.2_СТ-2 215 142 215 142/1 150 150 66,3 31,1 31,1 0,2 0,2 3,6 3,4 0,5 0,5 5652,5 2422,9 148,7 69,3

3.1.2_СТ-2 220 232 220 231 400 400 68,7 7,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9818,7 4191,9 143,4 63,4
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3.1.2_СТ-2 220 210/15-6 220 210/15-9 100 100 321,8 6,3 6,3 0,4 0,4 1,2 1,2 0,2 0,2 22208,0 9420,3 141,4 64,2

3.1.2_СТ-2 33 302а/1а-1 33 230172 65 65 31,4 10,5 10,5 1,1 1,0 33,4 31,5 1,0 0,9 1898,4 813,2 147,3 68,6

3.1.2_СТ-2 220 236/1СМ 220 236/2СМ 400 400 31,6 139,8 139,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 4726,6 2025,5 147,5 68,2

3.1.2_СТ-2 215 148А/2 215 250003 300 300 51,7 84,4 84,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 6768,3 2900,1 148,7 68,9

3.1.2_СТ-2 215 #845 215 128/3А-1 150 150 14,7 64,7 64,6 0,2 0,2 15,7 14,7 1,1 1,0 1256,0 538,3 149,4 69,3

3.1.2_СТ-2 215 140/2А 215 250148 200 200 28,0 32,4 32,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 2923,9 1252,8 148,7 69,0

3.1.2_СТ-2 250 516/10-2 250 516/10-3 150 150 39,8 83,2 83,1 1,0 1,0 25,9 24,3 1,4 1,3 3404,0 1458,7 149,4 69,0

3.1.2_СТ-2 263 629/13 263 629/14 400 400 212,6 503,7 502,9 1,2 1,1 5,5 5,2 1,2 1,1 31964,0 13696,5 148,0 68,6

3.1.2_СТ-2 215 129/6 215 129/7 400 400 50,7 262,2 261,2 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 7656,0 3279,6 149,1 68,2

3.1.2_СТ-2 33 319А/2 33 230316 200 200 254,3 79,5 79,5 1,3 1,2 5,2 4,9 0,8 0,7 26498,3 11348,7 148,4 69,1

3.1.2_СТ-2 220 242А/5 220 242А/4 300 300 54,8 174,4 173,9 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,7 7132,2 3056,3 148,3 68,2

3.1.2_СТ-2 33 319А/1 УС706 100 100 83,3 15,0 15,0 0,6 0,6 7,0 6,6 0,6 0,5 6131,7 2627,0 148,6 69,2

3.1.2_СТ-2 250 529 215 139 300 300 21,0 123,8 123,5 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 2756,0 1181,8 149,2 68,9

3.1.2_СТ-2 23 311 23 311А 700 700 102,1 2148,5 2142,3 0,5 0,5 5,3 5,0 1,7 1,6 23354,2 10008,7 149,8 69,2

3.1.2_СТ-2 220 236/2 220 236/3 400 400 40,4 128,8 128,7 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,3 6049,8 2592,2 147,5 68,2

3.1.2_СТ-2 220 250/3 220 250/3-1 125 125 40,8 23,1 23,1 0,2 0,2 5,2 4,9 0,6 0,5 3320,4 1426,1 147,5 68,6

3.1.2_СТ-2 220 234А 220 234 400 400 14,2 7,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2041,3 874,2 146,3 61,6

3.1.2_СТ-2 250 516/10-1 250 516/10-2 150 150 27,2 83,2 83,1 0,7 0,7 25,9 24,3 1,4 1,3 2324,8 996,3 149,5 69,0

3.1.2_СТ-2 23 316/9 будинок житловий 100 100 188,4 11,2 11,2 0,7 0,7 4,0 3,7 0,4 0,4 13884,0 5908,7 148,6 68,8

3.1.2_СТ-2 215 121/9Б будинок житловий 100 100 28,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 2062,1 885,4 149,1 69,2

3.1.2_СТ-2 215 128/1А 215 128/1Б 300 300 29,9 154,1 153,9 0,1 0,1 2,3 2,2 0,7 0,6 3941,0 1687,6 149,6 69,2

3.1.2_СТ-2 220 236/2СМ 220 236/2 400 400 15,1 139,8 139,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 2265,8 971,0 147,5 68,2

3.1.2_СТ-2 3.1.2_СТ-2 240 ШО СТ-2 1000 1000 11,1 6832,0 6775,8 0,1 0,1 8,3 7,6 2,6 2,4 5283,8 3289,7 150,0 68,5

3.1.2_СТ-2 215 153 215 #351 200 200 33,5 51,2 51,2 0,1 0,1 2,2 2,0 0,5 0,5 3483,3 1492,6 148,4 68,6

3.1.2_СТ-2 220 213/1 220 213/2 250 250 72,7 34,1 34,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8591,7 3679,7 149,1 68,5

3.1.2_СТ-2 23 313/1-2 23 313/1-3 200 200 97,1 90,9 90,8 0,7 0,6 6,8 6,4 0,9 0,8 10192,0 4364,6 149,6 69,2

3.1.2_СТ-2 23 307 23 308 700 700 128,2 2667,2 2659,4 1,0 1,0 8,2 7,6 2,1 2,0 29330,6 12569,9 149,9 69,3

3.1.2_СТ-2 215 125 адміністративна будівля 100 100 41,1 9,4 9,4 0,1 0,1 2,8 2,6 0,4 0,3 3045,4 1306,7 149,7 69,7

3.1.2_СТ-2 23 311А/2 23 311А/3 250 250 66,3 159,8 159,7 0,4 0,4 6,5 6,1 1,0 0,9 7892,2 3381,9 149,6 69,6

3.1.2_СТ-2 220 242А/4 220 242А/3 300 300 22,4 174,4 173,9 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,7 2913,0 1248,4 148,2 68,3

3.1.2_СТ-2 215 129/1Б 215 250663 125 125 14,1 17,7 17,7 0,0 0,0 3,1 2,9 0,4 0,4 1167,5 501,3 149,6 69,4

3.1.2_СТ-2 215 125 215 126 500 500 118,0 698,3 696,5 0,4 0,4 3,3 3,1 1,1 1,0 20883,0 8948,9 149,7 69,1

3.1.2_СТ-2 23 313/3-2 23 ЦТП-34 150 150 93,0 53,1 53,1 1,0 0,9 10,6 9,9 0,9 0,9 7981,3 3422,7 149,6 69,7

3.1.2_СТ-2 215 129/1 215 129/1А 400 400 35,0 253,6 252,9 0,0 0,0 1,4 1,3 0,6 0,6 5315,0 2277,7 149,6 68,9

3.1.2_СТ-2 215 148А/4 215 148А/5 200 200 42,2 33,5 33,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4389,6 1880,6 148,3 68,6

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А-5 215 129/7-3А-4 150 150 37,7 13,5 13,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 3181,4 1367,6 147,1 68,4

3.1.2_СТ-2 220 236/4 будинок житловий 80 80 43,3 6,8 6,8 0,2 0,2 4,7 4,4 0,4 0,4 2820,2 1208,4 147,3 68,5

3.1.2_СТ-2 215 129/4А 215 129/4Б 400 400 106,2 122,6 122,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 16055,9 6872,6 149,4 68,4

3.1.2_СТ-2 250 516/11 250 516/12 500 500 34,4 364,0 362,6 0,0 0,0 0,9 0,8 0,6 0,5 6080,4 2603,4 149,6 68,5

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3АТП 215 129/7-3А-1 200 200 53,3 39,1 39,0 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 5550,1 2377,7 148,6 68,5

3.1.2_СТ-2 215 129/4Б 215 129/5 400 400 30,3 303,1 302,0 0,1 0,1 2,0 1,9 0,7 0,7 4580,0 1962,3 149,2 68,4

3.1.2_СТ-2 250 516/12 250 516/13 500 500 40,8 364,0 362,6 0,0 0,0 0,9 0,8 0,6 0,5 7201,6 3086,2 149,6 68,5

3.1.2_СТ-2 23 316/5-1 23 ЦТП-58 250 250 46,8 51,3 51,2 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 5556,9 2382,4 149,4 69,7

3.1.2_СТ-2 23 306 23 307 700 700 120,8 2687,3 2679,3 1,0 0,9 8,3 7,8 2,1 2,0 27633,3 11842,5 149,9 69,3

3.1.2_СТ-2 263 629/7 263 629/8 350 350 59,2 503,9 502,7 0,7 0,6 11,1 10,4 1,6 1,5 8589,2 3680,9 148,2 68,5

3.1.2_СТ-2 263 639/4 будинок житловий 80 80 27,3 6,5 6,5 0,1 0,1 4,3 4,1 0,4 0,4 1772,7 761,1 146,9 68,4

3.1.2_СТ-2 220 236/2 будинок житловий 80 80 14,3 2,4 2,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 934,1 400,3 147,5 68,6

3.1.2_СТ-2 220 210/15-4 220 210/15-5 300 300 58,3 6,3 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7204,8 3077,8 144,1 62,0

3.1.2_СТ-2 23 315/2 23 ЦТП-45 200 200 126,8 70,4 70,4 0,5 0,5 4,1 3,9 0,7 0,6 13325,7 5709,2 149,5 69,7

3.1.2_СТ-2 215 121/10А 215 121/11А 200 200 17,5 38,3 38,2 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 1821,0 780,3 148,8 68,3
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3.1.2_СТ-2 215 153А 215 153 200 200 11,7 51,2 51,2 0,0 0,0 2,2 2,0 0,5 0,5 1215,8 521,0 148,5 68,5

3.1.2_СТ-2 263 639/1 263 БН-1240 100 100 85,2 30,1 30,1 2,4 2,3 28,5 26,8 1,2 1,1 6201,3 2663,2 147,1 68,5

3.1.2_СТ-2 250 521 215 123 700 700 88,6 517,8 515,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4 20224,2 8653,8 149,7 68,5

3.1.2_СТ-2 263 612/1 263 612/2 250 250 9,4 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1105,0 473,3 147,2 68,5

3.1.2_СТ-2 215 149А 215 150 250 250 45,8 66,7 66,6 0,1 0,0 1,1 1,1 0,4 0,4 5405,7 2316,2 148,7 68,5

3.1.2_СТ-2 250 516/24 250 516/25 500 500 87,1 253,4 252,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 15330,0 6568,9 149,3 68,5

3.1.2_СТ-2 215 149/12 215 149/13 200 200 53,7 36,9 36,9 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 5537,4 2372,2 146,7 68,3

3.1.2_СТ-2 215 148А 215 148Б 250 250 51,6 155,2 155,0 0,3 0,3 6,2 5,8 1,0 0,9 6099,1 2610,0 148,9 68,5

3.1.2_СТ-2 250 516/16 250 516/17 500 500 30,3 315,2 313,9 0,0 0,0 0,7 0,6 0,5 0,5 5341,7 2289,2 149,5 68,4

3.1.2_СТ-2 263 629/6 263 629/7 350 350 60,0 503,9 502,7 0,7 0,6 11,1 10,4 1,6 1,5 8704,2 3730,2 148,2 68,4

3.1.2_СТ-2 23 316/1-1 23 316/1-2 200 200 73,3 133,3 133,2 1,1 1,0 14,7 13,8 1,3 1,2 7708,0 3302,7 149,6 69,6

3.1.2_СТ-2 220 207А/7 магазин ТОВ "Фокстрот-авто" 80 80 84,5 9,3 9,3 0,7 0,7 8,8 8,3 0,6 0,5 5477,0 2366,4 148,0 68,8

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А 215 129/7-3АТП 150 150 13,9 39,1 39,0 0,1 0,1 5,7 5,4 0,7 0,6 1178,5 504,9 148,7 68,4

3.1.2_СТ-2 33 319/1 адміністративна будівля ТОВ "Ф 80 80 22,6 5,9 5,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,4 0,3 1492,3 639,5 149,1 69,4

3.1.2_СТ-2 215 124 215 123 500 500 59,8 209,5 208,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 10544,8 4519,2 149,7 68,5

3.1.2_СТ-2 263 629/12 263 629/13 400 400 236,8 503,7 502,8 1,3 1,2 5,5 5,2 1,2 1,1 35601,1 15254,7 148,1 68,5

3.1.2_СТ-2 215 126 215 126А 500 500 59,4 698,3 696,6 0,2 0,2 3,3 3,1 1,1 1,0 10508,5 4503,5 149,7 69,1

3.1.2_СТ-2 215 152 215 153А 250 250 49,1 66,7 66,7 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4 5781,5 2477,2 148,6 68,5

3.1.2_СТ-2 220 218 ПрАТ "Kиївполіграфмаш" 200 200 115,1 11,2 11,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11943,7 5110,5 148,4 68,7

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А-2 215 129/7-3А-3 200 200 69,5 28,5 28,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 7219,3 3091,9 148,4 68,4

3.1.2_СТ-2 220 217/1-1 220 217/1-2 150 150 82,0 24,5 24,5 0,2 0,2 2,3 2,1 0,4 0,4 6956,1 2976,6 147,9 68,6

3.1.2_СТ-2 33 302а/1а 33 302а/1а-1 150 150 74,5 10,5 10,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 6306,2 2698,3 147,9 68,5

3.1.2_СТ-2 220 239/1 ДЗ №88 УО Подільської РДА в м. 65 65 33,7 4,0 4,0 0,2 0,2 4,8 4,5 0,4 0,3 2038,3 873,3 147,7 68,6

3.1.2_СТ-2 33 316/4а 23 316/5 400 400 43,3 309,4 309,0 0,1 0,1 2,1 2,0 0,7 0,7 6566,7 2814,2 149,4 69,1

3.1.2_СТ-2 263 629/17 263 629/18 400 400 205,4 144,9 144,7 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3 0,3 30866,9 13216,2 147,9 68,6

3.1.2_СТ-2 23 316/1 33 316/2 400 400 83,3 505,5 504,5 0,5 0,4 5,6 5,2 1,2 1,1 12663,9 5424,0 149,6 69,1

3.1.2_СТ-2 33 317/1 33 317/1-1 150 150 30,7 47,6 47,6 0,3 0,2 8,5 8,0 0,8 0,8 2634,0 1129,5 149,5 69,6

3.1.2_СТ-2 23 316 23 316/1 400 400 88,1 684,2 683,1 0,9 0,8 10,2 9,5 1,6 1,5 13385,7 5738,1 149,6 69,3

3.1.2_СТ-2 215 140/9А 215 140/8А 200 200 41,4 26,0 26,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 4303,5 1843,5 148,4 68,6

3.1.2_СТ-2 220 215 база виробнича ТОВ "Браун" 80 80 14,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 914,4 394,1 149,1 69,3

3.1.2_СТ-2 220 236/7 220 236/8 200 200 40,6 33,6 33,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4194,7 1799,7 147,1 68,5

3.1.2_СТ-2 215 129/5 215 129/5А 400 400 32,7 283,6 282,5 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 4944,2 2118,2 149,2 68,3

3.1.2_СТ-2 250 516/8-1 250 УТ-8 200 200 210,8 38,7 38,6 0,3 0,2 1,2 1,2 0,4 0,3 22081,0 9436,3 149,6 68,7

3.1.2_СТ-2 33 313/3-5-1 23 ЦТП-35 200 200 46,7 63,2 63,2 0,2 0,1 3,3 3,1 0,6 0,6 4909,0 2103,4 149,3 69,6

3.1.2_СТ-2 220 217/1 220 217/1-1 150 150 178,2 37,1 37,1 0,9 0,9 5,2 4,8 0,6 0,6 15097,1 6480,5 148,3 68,7

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/3 СГ3 310/3-1 200 200 90,4 82,8 82,8 0,5 0,5 5,7 5,3 0,8 0,7 9509,6 4075,3 149,7 69,7

3.1.2_СТ-2 215 155 215 156 200 200 35,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3629,2 1554,2 147,7 68,5

3.1.2_СТ-2 215 129/7-2Б 215 129/7-3А 200 200 68,9 51,5 51,5 0,2 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 7188,2 3076,3 148,8 68,5

3.1.2_СТ-2 250 521 215 124 500 500 32,7 209,5 208,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 5780,9 2473,6 149,7 68,5

3.1.2_СТ-2 250 521 215 125 500 500 29,2 707,8 705,9 0,1 0,1 3,4 3,2 1,1 1,0 5153,5 2211,9 149,7 69,1

3.1.2_СТ-2 215 128/4А-1 215 128/4А-2 150 150 82,8 29,6 29,5 0,3 0,3 3,3 3,1 0,5 0,5 7080,6 3032,6 149,2 69,3

3.1.2_СТ-2 215 121/6А 215 121/7А 200 200 35,3 76,0 75,8 0,2 0,2 4,8 4,5 0,7 0,7 3691,9 1582,1 149,3 68,5

3.1.2_СТ-2 215 250318 215 #768 150 150 10,8 13,0 13,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 918,1 393,4 147,9 68,3

3.1.2_СТ-2 220 234 220 233 400 400 78,4 7,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11291,1 4818,2 146,0 62,3

3.1.2_СТ-2 263 629/5 263 629/6 350 350 117,0 503,9 502,6 1,3 1,2 11,1 10,4 1,6 1,5 16964,7 7269,9 148,3 68,4

3.1.2_СТ-2 215 148А/3 215 148А/4 200 200 27,7 33,5 33,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 2878,9 1233,5 148,4 68,5

3.1.2_СТ-2 215 147 215 250081 50 50 18,6 2,6 2,6 0,1 0,1 7,9 7,4 0,4 0,4 992,3 425,6 149,0 69,3

3.1.2_СТ-2 250 516/23 250 516/24 500 500 29,2 253,4 252,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 5131,4 2199,1 149,3 68,4

3.1.2_СТ-2 215 151 215 152 250 250 25,0 66,7 66,7 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,4 2944,7 1261,9 148,6 68,5

3.1.2_СТ-2 263 629/4 263 629/5 400 400 36,8 503,9 502,6 0,2 0,2 5,5 5,2 1,2 1,1 5533,1 2371,3 148,3 68,4
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3.1.2_СТ-2 250 516/22 250 516/23 500 500 27,8 253,4 252,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 4888,7 2095,1 149,3 68,4

3.1.2_СТ-2 23 305 23 306 700 700 345,4 2687,6 2679,0 2,9 2,7 8,3 7,8 2,1 2,0 79059,2 33879,9 149,9 69,2

3.1.2_СТ-2 33 312/3-1 18 23 ЦТП-62ВД 150 150 37,7 27,8 27,8 0,1 0,1 2,9 2,7 0,5 0,4 3232,2 1384,8 149,4 69,6

3.1.2_СТ-2 263 639/2 263 1211 150 150 19,3 13,6 13,6 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 1624,9 698,6 147,1 68,5

3.1.2_СТ-2 215 148А/2А 215 148А/3 300 300 36,4 33,5 33,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4767,2 2037,1 148,6 68,5

3.1.2_СТ-2 250 516А/15 250 516/16 500 500 81,2 315,2 313,9 0,1 0,1 0,7 0,6 0,5 0,5 14303,3 6129,3 149,6 68,4

3.1.2_СТ-2 33 319 33 319/1 200 200 33,4 70,7 70,7 0,1 0,1 4,1 3,9 0,7 0,6 3501,1 1500,9 149,1 69,2

3.1.2_СТ-2 23 313/1-3 23 ЦТП-61ВД 125 125 59,3 28,9 28,9 0,5 0,5 8,1 7,6 0,7 0,7 4897,4 2102,0 149,4 69,7

3.1.2_СТ-2 250 516/19А 250 516/20 500 500 11,6 294,5 293,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,4 2048,3 877,8 149,4 68,4

3.1.2_СТ-2 215 129/5А 215 129/5Б 400 400 23,0 283,6 282,5 0,0 0,0 1,7 1,6 0,7 0,6 3466,0 1485,4 149,1 68,3

3.1.2_СТ-2 215 156 215 157 200 200 39,7 13,0 13,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4111,1 1760,4 147,4 68,6

3.1.2_СТ-2 23 315 23 315А 700 700 146,3 1157,9 1154,3 0,2 0,2 1,5 1,4 0,9 0,9 33435,4 14326,6 149,7 69,2

3.1.2_СТ-2 215 129/5Б 215 129/6 400 400 29,3 283,5 282,6 0,1 0,0 1,7 1,6 0,7 0,6 4416,9 1892,9 149,1 68,3

3.1.2_СТ-2 23 316/1-1 23 ЦТП-55 150 150 84,5 45,4 45,4 0,7 0,6 7,7 7,3 0,8 0,7 7262,0 3111,5 149,6 69,7

3.1.2_СТ-2 250 516/17 250 516/18 500 500 104,4 294,6 293,4 0,1 0,1 0,6 0,5 0,5 0,4 18394,7 7879,3 149,5 68,4

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4-7 250 516/10-4-8 150 150 33,1 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 2797,7 1198,5 147,3 68,4

3.1.2_СТ-2 250 516/13 250 516/14 500 500 10,1 331,5 330,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,5 1784,9 764,7 149,6 68,5

3.1.2_СТ-2 33 ЦТП-48 33 317/3-24 150 150 16,7 68,2 68,2 0,3 0,3 17,4 16,4 1,2 1,1 1434,0 614,5 149,2 69,6

3.1.2_СТ-2 263 629/11 263 629/12 400 400 267,6 503,8 502,7 1,5 1,4 5,5 5,2 1,2 1,1 40236,3 17240,4 148,2 68,5

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4-9 250 516/10-410 150 150 36,0 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 3033,9 1299,6 147,0 68,5

3.1.2_СТ-2 250 516/19 250 516/19А 500 500 17,7 294,6 293,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,4 3115,6 1335,2 149,4 68,4

3.1.2_СТ-2 220 236/2 220 #97 80 80 57,5 8,6 8,6 0,4 0,4 7,5 7,0 0,5 0,5 3751,6 1607,2 147,5 68,6

3.1.2_СТ-2 250 516/14 250 516А/15 500 500 34,7 315,2 313,8 0,0 0,0 0,7 0,6 0,5 0,5 6122,0 2622,7 149,6 68,4

3.1.2_СТ-2 263 629/1 263 629/1А 400 400 41,4 504,0 502,5 0,2 0,2 5,5 5,2 1,2 1,1 6235,7 2672,3 148,4 68,4

3.1.2_СТ-2 23 316/1 23 316/1-1 250 250 95,4 178,7 178,6 0,8 0,7 8,2 7,7 1,1 1,0 11340,5 4867,0 149,6 69,6

3.1.2_СТ-2 24 402 П24 402/1 200 200 105,6 35,0 35,0 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 11013,2 4762,8 149,9 69,8

3.1.2_СТ-2 250 516/26 250 516/27 500 500 26,0 233,8 233,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 4568,2 1957,7 149,2 68,4

3.1.2_СТ-2 215 149 215 149А 250 250 37,0 66,7 66,6 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,4 4359,9 1867,4 148,8 68,4

3.1.2_СТ-2 23 311А/4 23 ЦТП-24 150 150 79,1 73,5 73,4 1,6 1,5 20,2 19,0 1,3 1,2 6781,7 2905,7 149,3 69,6

3.1.2_СТ-2 215 #753 215 149 250 250 36,0 155,2 155,0 0,2 0,2 6,2 5,8 1,0 0,9 4244,6 1819,0 148,8 68,5

3.1.2_СТ-2 33 313/5 33 313/6 300 300 159,2 128,6 128,4 0,3 0,2 1,6 1,5 0,5 0,5 20917,4 8960,7 149,3 69,2

3.1.2_СТ-2 23 230235 33 316/1-2-7 150 150 10,1 66,2 66,2 0,2 0,2 16,4 15,4 1,1 1,1 867,3 371,7 149,3 69,6

3.1.2_СТ-2 33 317/1-1 33 ЦТП-46 150 150 83,0 47,6 47,6 0,7 0,7 8,5 8,0 0,8 0,8 7120,8 3050,5 149,4 69,7

3.1.2_СТ-2 215 132 215 132А 350 350 22,0 129,7 129,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 3214,0 1377,3 149,4 69,1

3.1.2_СТ-2 215 129/3А 215 129/4А 400 400 74,0 138,3 137,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 11200,4 4799,1 149,5 68,4

3.1.2_СТ-2 250 516/17-1 250 516/17-2 80 80 29,4 20,6 20,6 1,3 1,2 42,9 40,3 1,2 1,2 1947,1 834,2 149,3 69,6

3.1.2_СТ-2 263 629 263 Т.А 400 400 13,5 553,2 551,6 0,1 0,1 6,6 6,2 1,3 1,2 2030,2 871,0 148,4 68,3

3.1.2_СТ-2 215 128/6А 215 128/7А 400 400 58,3 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8823,7 3779,0 149,0 69,1

3.1.2_СТ-2 215 132А 215 133 350 350 147,0 129,6 129,2 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 21504,5 9212,1 149,4 69,2

3.1.2_СТ-2 33 317/4 33 ЦТП-47 150 150 38,3 49,1 49,1 0,3 0,3 9,0 8,5 0,8 0,8 3282,8 1408,1 149,3 69,6

3.1.2_СТ-2 215 #897 215 129/7-2б 150 150 12,1 10,2 10,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 1034,1 443,1 148,4 69,2

3.1.2_СТ-2 250 516/10-4-8 250 516/10-4-9 150 150 13,7 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 1154,7 494,8 147,1 68,4

3.1.2_СТ-2 33 316/2 23 316/3 400 400 219,1 505,4 504,5 1,2 1,1 5,6 5,2 1,2 1,1 33285,0 14262,5 149,6 69,2

3.1.2_СТ-2 250 516/25А 250 516/26 500 500 15,9 233,8 233,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 2791,2 1195,6 149,2 68,4

3.1.2_СТ-2 220 236/4 будинок житловий 80 80 30,5 6,9 6,9 0,1 0,1 4,9 4,6 0,4 0,4 1988,1 852,6 147,3 68,6

3.1.2_СТ-2 215 150 215 151 250 250 27,4 66,7 66,7 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,4 3235,2 1386,3 148,6 68,5

3.1.2_СТ-2 220 213 220 213/1 250 250 79,1 34,1 34,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9329,3 4006,7 149,4 68,4

3.1.2_СТ-2 250 УТ-8 приміщення виробничі 100 100 52,2 3,2 3,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 3847,2 1641,8 149,1 69,0

3.1.2_СТ-2 250 516/21 250 516/22 500 500 67,2 253,4 252,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 11833,6 5070,8 149,3 68,4

3.1.2_СТ-2 215 140/3А 215 140/4А 200 200 38,4 11,8 11,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4011,6 1712,8 148,6 68,5
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3.1.2_СТ-2 263 629/3 263 629/4 350 350 189,8 503,9 502,6 2,1 2,0 11,1 10,4 1,6 1,5 27532,5 11797,9 148,3 68,4

3.1.2_СТ-2 215 #768 215 155 150 150 14,9 13,0 13,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 1264,2 541,7 147,8 68,4

3.1.2_СТ-2 250 516/18 250 516/19 500 500 47,9 294,6 293,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 0,4 8429,9 3612,5 149,4 68,4

3.1.2_СТ-2 263 Т.А 263 629/1 400 400 11,9 504,0 502,5 0,1 0,1 5,5 5,2 1,2 1,1 1784,2 764,8 148,4 68,4

3.1.2_СТ-2 215 129/3 215 129/3А 400 400 9,7 138,3 137,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 1465,0 626,3 149,5 68,4

3.1.2_СТ-2 250 516/25 250 516/25А 500 500 22,0 253,3 252,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 3870,1 1658,6 149,2 68,5

3.1.2_СТ-2 215 140/10А 215 140/9А 200 200 56,5 26,0 26,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 5899,2 2520,8 148,7 68,5

3.1.2_СТ-2 215 148Б 215 #753 250 250 80,4 155,2 155,0 0,5 0,5 6,2 5,8 1,0 0,9 9490,2 4066,6 148,9 68,5

3.1.2_СТ-2 215 129/4а-2 215 129/4-3 125 125 27,0 15,7 15,7 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 2228,1 954,5 148,9 69,4

3.1.2_СТ-2 220 235 220 235/1 150 150 26,2 12,8 12,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 2185,5 947,6 147,2 68,5

3.1.2_СТ-2 23 316/7-2 33 БН  4 100 100 43,0 51,3 51,3 3,6 3,3 82,8 77,8 2,0 1,9 3168,9 1357,9 148,6 69,3

3.1.2_СТ-2 263 629/8 263 629/10 350 350 53,2 503,8 502,7 0,6 0,6 11,1 10,4 1,6 1,5 7710,1 3304,2 148,2 68,5

3.1.2_СТ-2 263 629/1А 263 629/2 400 400 6,7 504,0 502,6 0,0 0,0 5,5 5,2 1,2 1,1 1006,6 431,4 148,4 68,4

3.1.2_СТ-2 215 129/7-3А-3 215 129/7-3А-4 200 200 36,9 28,5 28,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 3830,4 1638,2 148,1 68,4

3.1.2_СТ-2 220 210/15-5 220 210/15-6 300 300 79,0 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9718,4 4146,6 143,0 62,7

3.1.2_СТ-2 250 516/27 215 129/4Б 500 500 34,5 233,8 233,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,3 6075,4 2604,2 149,1 68,4

3.1.2_СТ-2 33 313/6А 23 313/7 300 300 22,4 128,5 128,5 0,0 0,0 1,6 1,5 0,5 0,5 2946,4 1262,7 149,1 69,2

3.1.2_СТ-2 23 316/5-2 23 ЦТП-59 200 200 15,8 58,7 58,7 0,0 0,0 2,9 2,7 0,6 0,5 1657,0 710,7 149,3 69,6

3.1.2_СТ-2 263 629/2 263 629/3 400 400 75,5 504,0 502,6 0,4 0,4 5,5 5,2 1,2 1,1 11355,9 4866,5 148,4 68,4

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/1 СГ3 ЦТП-13 250 250 19,1 25,1 25,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 2278,1 977,3 149,8 69,9

3.1.2_СТ-2 220 235/1 220 235/2 150 150 22,0 12,8 12,8 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 1858,2 796,0 147,1 68,5

3.1.2_СТ-2 220 239/2 220 239/3 200 200 67,9 24,3 24,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 7019,4 3006,0 147,2 68,5

3.1.2_СТ-2 СГ3 310/5 СГ3 310/5-1 200 200 59,4 72,9 72,8 0,3 0,2 4,4 4,1 0,7 0,7 6239,3 2674,7 149,6 69,7

3.1.2_СТ-2 220 233 220 232 400 400 50,9 7,1 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7292,4 3116,5 144,4 62,7

3.1.2_СТ-2 215 121/5А 215 121/6А 250 250 65,7 76,0 75,8 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,4 7786,0 3332,2 149,4 68,5

3.1.2_СТ-2 263 629/10 263 629/11 400 400 93,6 503,8 502,7 0,5 0,5 5,5 5,2 1,2 1,1 14075,9 6032,1 148,2 68,5

3.1.2_СТ-2 215 121/11А 215 121/12А 200 200 83,8 31,3 31,2 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,3 8720,8 3737,7 148,8 68,6

3.1.2_СТ-2 250 516/20 250 516/21 500 500 64,6 257,0 255,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 11382,3 4876,9 149,4 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Білец5А 4О 171/3 150 150 27,4 39,1 39,0 0,2 0,1 5,7 5,4 0,7 0,6 2351,1 1007,5 149,5 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-17 4О ЦТП-Нов97Б 150 150 54,2 19,8 19,8 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 4467,8 1921,9 144,7 67,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/10 4О 153/11 150 150 77,9 17,9 17,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 6624,2 2821,9 149,1 67,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/9 4О 159/10 400 400 176,8 30,5 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 26446,4 11309,0 148,6 67,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/9 4О 157/10 150 150 40,1 23,6 23,6 0,1 0,1 2,1 2,0 0,4 0,4 3423,0 1466,4 148,7 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/9 4О 170/8 400 400 110,1 66,3 66,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 16668,0 7135,0 149,0 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 172/1 4О тв-Білец9А 100 100 52,0 27,6 27,6 1,3 1,2 24,0 22,6 1,1 1,0 3864,9 1655,8 149,8 69,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-8 4О 179/5-9 300 300 21,7 87,9 87,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 0,4 2805,7 1200,0 148,2 67,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/8 4О ЦТП-Від36А 150 150 61,5 42,5 42,5 0,4 0,4 6,8 6,4 0,7 0,7 5222,7 2237,6 148,1 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-9 4О 179/5-10 300 300 21,3 87,9 87,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 0,4 2753,5 1180,0 148,1 67,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-2 4О 148/4-3 250 250 6,7 64,2 64,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,4 0,4 792,4 339,6 149,1 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Лепсе3 4О ЦТП-Лепс5А 100 100 46,2 14,3 14,3 0,3 0,3 6,4 6,1 0,6 0,5 3410,6 1460,8 149,0 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 167/4 4О 167/5 200 200 69,8 149,2 149,2 1,3 1,2 18,4 17,3 1,4 1,3 7343,0 3146,6 149,8 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/1Б 4О 148/1А 400 400 46,6 278,1 277,5 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 7077,1 3032,8 149,6 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/8 4О 153/9 150 150 34,0 30,1 30,0 0,1 0,1 3,4 3,2 0,5 0,5 2901,4 1240,4 149,3 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 167/8 4О 167/9 200 200 142,8 58,9 58,9 0,4 0,4 2,9 2,7 0,6 0,5 14997,3 6423,1 149,4 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-10 4О 179/5-11 300 300 88,0 87,9 87,5 0,1 0,1 0,8 0,7 0,4 0,4 11379,1 4875,0 148,1 67,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 159 4О 159А 600 600 7,9 1108,0 1178,5 0,0 0,0 3,2 3,4 1,2 1,2 1623,3 695,8 149,9 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/3 4О 153/3-1 200 200 24,3 92,3 47,6 0,2 0,0 7,0 1,8 0,9 0,4 2543,8 1090,2 149,7 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 148 4О 147 600 600 60,4 381,1 380,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 12371,0 5299,0 149,6 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/6-3 4О 157/6-2 250 250 48,0 114,8 40,6 0,2 0,0 3,4 0,4 0,7 0,2 5690,4 2438,9 149,6 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/10 4О 188А/11 400 400 127,4 83,9 83,5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 19159,6 8201,0 148,1 68,6
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3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-10 4О 148/4-11 250 250 34,1 32,8 32,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4015,5 1720,4 148,2 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Севас14 4О 161/6-3 150 150 20,0 42,1 42,1 0,1 0,1 6,6 6,2 0,7 0,7 1711,0 733,2 149,2 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б 4О 146Б/1А 400 400 38,2 299,0 298,1 0,1 0,1 1,9 1,8 0,7 0,7 5793,3 2481,2 149,6 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/7 4О тв-146Б/8 400 400 116,3 236,9 236,4 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 17588,3 7536,4 149,2 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А 4О 189А/1 300 300 35,7 54,8 54,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4650,9 1992,8 148,7 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-5 4О 179/5-5-1 150 150 30,5 27,5 27,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,5 0,4 2579,3 1109,0 148,4 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-3 4О 148/4-4 250 250 79,8 64,2 64,0 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,4 9432,4 4040,9 149,1 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6-5А 4О 161/6-7А 150 150 25,8 32,0 32,0 0,1 0,1 3,8 3,6 0,5 0,5 2205,8 945,2 148,9 69,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/10 4О 146Б/11 400 400 41,2 164,6 164,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 6217,5 2664,4 149,0 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/3-1 4О 188А/3-1А 150 150 41,3 29,1 29,1 0,1 0,1 3,2 3,0 0,5 0,5 3495,2 1506,9 148,5 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/8-1 4О 161/8-2 150 150 55,6 9,9 9,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 4726,9 2023,2 148,4 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Лепсе5 4О 148/6 200 200 113,6 68,1 68,1 0,4 0,4 3,8 3,6 0,7 0,6 11869,2 5084,4 148,9 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 189/2 4О 189/3 100 100 25,1 16,7 16,7 0,2 0,2 8,8 8,3 0,6 0,6 1839,4 788,1 148,1 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-11 4О 179/5-12 300 300 37,9 87,9 87,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 0,4 4904,8 2101,7 148,0 67,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/3 4О 148/3А 300 300 51,3 173,8 173,4 0,2 0,1 3,0 2,8 0,7 0,7 6736,2 2886,7 149,4 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/1А 4О 146Б/1Б 400 400 62,1 299,0 298,1 0,1 0,1 1,9 1,8 0,7 0,7 9415,2 4034,7 149,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/2-5 4О 161/2-6 250 250 66,3 29,2 29,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7844,9 3359,7 148,8 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 175 4О 176 500 500 155,0 719,2 717,7 0,5 0,5 3,5 3,3 1,1 1,0 27334,8 11713,7 149,8 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/12 4О 188А/13 400 400 92,6 83,9 83,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 13902,1 5955,4 147,6 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/3 4О 170/13 250 250 42,0 99,7 99,4 0,1 0,1 2,5 2,4 0,6 0,6 4957,9 2131,7 149,5 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/4 4О 170/5 300 300 33,1 17,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4257,2 1823,3 147,0 66,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/6 4О ЦТП-Лепсе7 200 200 45,1 68,1 68,1 0,2 0,2 3,8 3,6 0,7 0,6 4708,7 2017,6 148,7 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/8 4О 157/9 150 150 45,4 23,6 23,6 0,1 0,1 2,1 2,0 0,4 0,4 3876,3 1659,0 148,8 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6 4О 161/7 250 250 142,2 31,0 30,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 16875,3 7199,0 149,6 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 149-1 4О 149-2 100 100 31,9 20,6 20,6 0,4 0,4 13,3 12,5 0,8 0,7 2351,0 1007,3 149,0 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/8А 4О 159/9 400 400 61,5 30,5 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9198,5 3939,2 148,9 66,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-8 4О 148/4-9 250 250 101,2 32,8 32,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 11961,7 5107,8 148,8 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 180/2 4О 183 300 300 44,0 39,9 39,8 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 5756,6 2479,0 149,6 69,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/5 4О 146Б/6 400 400 89,6 255,7 255,1 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 13561,2 5811,1 149,3 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/6-4-1 4О тв-Севас22 150 150 92,4 14,0 14,0 0,1 0,1 0,7 0,7 0,2 0,2 7926,9 3392,1 149,6 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-12 4О 179/5-12А 300 300 57,1 87,9 87,6 0,0 0,0 0,8 0,7 0,4 0,4 7381,9 3162,9 147,9 67,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/4Б 4О 157/4А 300 300 47,3 30,0 44,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 6221,6 2666,4 149,1 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/5 4О тв-Севас29 150 150 14,0 17,8 17,8 0,0 0,0 1,2 1,1 0,3 0,3 1200,4 516,9 149,5 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/6 4О 146Б/7 400 400 60,4 246,1 245,6 0,1 0,1 1,3 1,2 0,6 0,6 9141,9 3917,0 149,2 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/4А 4О 161/4Б 300 300 39,8 304,0 229,4 0,4 0,2 9,1 4,9 1,3 0,9 5228,9 2240,9 149,8 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 147/2 4О тв-Гарм51 150 150 94,9 42,1 42,1 0,6 0,6 6,6 6,2 0,7 0,7 8141,1 3487,2 149,4 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/7-2 4О 170/7-3 200 200 62,1 66,2 66,2 0,2 0,2 3,6 3,4 0,6 0,6 6485,2 2778,7 148,5 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/6 4О 179/6А 200 200 59,1 59,0 58,9 0,2 0,2 2,9 2,7 0,6 0,5 6161,1 2639,7 148,8 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/1 4П0 тв-Борщ212 150 150 59,9 22,3 22,3 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 5133,2 2200,4 149,6 69,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/4В 4О 157/6-4 250 250 96,0 128,8 54,5 0,4 0,1 4,3 0,7 0,8 0,3 11385,1 4883,0 149,8 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/8-2А 4О 146Б/8-2Б 125 125 64,8 21,5 21,5 0,3 0,3 4,5 4,3 0,5 0,5 5318,1 2277,7 148,4 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/9 4О 148/10 150 150 27,7 37,5 37,5 0,1 0,1 5,3 5,0 0,6 0,6 2360,0 1011,3 148,2 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 153 4О 153/1 300 300 57,9 167,1 27,1 0,2 0,0 2,7 0,1 0,7 0,1 7624,8 3256,3 149,8 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 189/4 4О 189/5 100 100 33,5 16,7 16,7 0,3 0,3 8,8 8,3 0,6 0,6 2461,1 1054,4 147,9 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/15 4О 146Б/16 200 200 21,3 66,9 66,8 0,1 0,1 3,7 3,5 0,6 0,6 2213,7 948,7 148,5 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Сев12 4О 161/6-4 150 150 43,8 42,1 42,1 0,3 0,3 6,6 6,2 0,7 0,7 3743,9 1604,2 149,1 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/13 4О 159/13А 250 250 16,6 30,4 28,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1932,9 828,2 146,3 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/9 4О 153/10 150 150 47,6 30,1 30,0 0,2 0,2 3,4 3,2 0,5 0,5 4053,3 1736,5 149,2 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 171 4О 171/1 150 150 59,2 39,1 39,0 0,3 0,3 5,7 5,4 0,7 0,6 5063,6 2180,6 149,8 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-4 4О 146Б/12-4А 200 200 44,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4564,9 1955,2 147,5 68,3
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3.1.3_РК Відрадний 4О 159А 4О 158 600 600 102,2 1108,0 1178,5 0,3 0,3 3,2 3,4 1,2 1,2 20954,7 8980,1 149,9 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 152 4О 151 600 600 261,0 890,6 888,1 0,5 0,5 2,1 1,9 1,0 0,9 53504,9 22927,0 149,8 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/4-2 4О 189А/4-3 100 100 34,6 7,9 7,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,3 0,3 2511,8 1075,6 146,8 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 154 4О 153 600 600 162,7 1057,9 915,0 0,5 0,3 2,9 2,0 1,1 0,9 33361,9 14293,8 149,8 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/14 4О 146Б/14-1 150 150 73,9 32,1 32,0 0,3 0,3 3,8 3,6 0,5 0,5 6288,8 2696,4 148,5 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 183 4О 183/1А 100 100 28,6 14,7 14,7 0,2 0,2 6,8 6,4 0,6 0,5 2115,3 906,6 149,4 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/8 4О 159/8А 250 250 66,4 30,5 28,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7853,9 3332,4 149,2 66,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-1 4О 148/4-2 250 250 35,8 64,2 64,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,4 0,4 4238,1 1816,0 149,2 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-11 4О тв-Гарм25 250 250 14,6 32,8 32,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1719,5 736,8 148,1 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/2-1А 4О 157/2-1Б 100 100 17,7 10,5 10,5 0,1 0,1 3,5 3,3 0,4 0,4 1302,6 558,0 149,0 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/9 4О 188А/10 400 400 134,9 106,8 106,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 20307,4 8698,7 148,3 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/15 4О ІТП-Вас13 125 125 50,7 17,8 17,8 0,2 0,1 3,1 2,9 0,4 0,4 4109,5 1760,1 146,8 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/4Б 4О 161/4В 300 300 41,1 277,6 202,9 0,3 0,2 7,6 3,8 1,2 0,8 5398,2 2311,7 149,8 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 180/2 4О 180/3 400 400 69,5 190,3 191,0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,5 0,4 10502,9 4495,7 149,6 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/3-2 4О 179/3-2 250 250 2,8 43,4 43,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,2 332,3 142,4 148,8 67,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/13 4О 170/12 250 250 61,7 99,7 99,4 0,2 0,1 2,5 2,4 0,6 0,6 7314,6 3134,2 149,5 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 180/3 4О 180/4 400 400 75,8 190,3 191,0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,5 0,4 11444,2 4903,9 149,5 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6-2 4О тв-Севас14 150 150 21,7 42,1 42,1 0,1 0,1 6,6 6,2 0,7 0,7 1860,1 797,1 149,2 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Гарм51 4О 147/3 150 150 78,8 42,1 42,1 0,5 0,5 6,6 6,2 0,7 0,7 6750,2 2891,7 149,2 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/11 4О тв-Васил17 150 150 21,1 17,9 17,8 0,0 0,0 1,2 1,1 0,3 0,3 1784,2 764,4 148,7 67,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 149-2 4О 149-3 100 100 29,8 20,6 20,6 0,4 0,4 13,3 12,5 0,8 0,7 2191,4 938,9 148,9 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 181/1 4О 181/2 100 100 50,5 46,6 46,5 3,4 3,2 68,2 64,0 1,8 1,7 3751,0 1607,2 149,6 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/5 4О 161/5А 250 250 43,1 113,3 113,2 0,1 0,1 3,3 3,1 0,7 0,7 5109,1 2192,9 149,7 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/3-2 4О 157/1А 200 200 117,2 92,3 47,6 0,8 0,2 7,0 1,8 0,9 0,4 12249,0 5249,6 149,5 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/11 4О 159/12 400 400 7,1 30,4 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1058,0 453,4 147,1 67,6

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Комар24 4О ЦТП-Ком22 100 100 53,4 10,5 10,5 0,2 0,2 3,5 3,3 0,4 0,4 3933,8 1684,2 148,6 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/2 4О 157/2-1А 250 250 73,2 99,4 99,2 0,2 0,2 2,5 2,4 0,6 0,6 8662,7 3709,1 149,1 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/6 4О 189А/7 250 250 25,0 20,6 20,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2922,7 1252,1 147,0 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/3А 4О 170/4 400 400 69,5 17,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10329,5 4419,6 147,6 66,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/13А 4О 159/14 250 250 41,6 30,4 28,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4833,7 2098,8 146,2 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-146Б/8 4О 146Б/8 250 250 24,6 72,2 72,2 0,0 0,0 1,3 1,3 0,4 0,4 2904,9 1246,1 149,1 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/17 4О 146Б/18 200 200 139,4 66,8 66,8 0,5 0,5 3,7 3,5 0,6 0,6 14519,2 6218,9 148,3 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/3-2 4О 179/5 250 250 189,7 43,4 43,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,2 22273,3 9559,9 148,7 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/2-2 4О тв-Васил8Б 150 150 73,8 57,8 57,7 0,9 0,9 12,5 11,7 1,0 0,9 6278,3 2689,9 148,3 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/7 4О 157/8 150 150 90,8 42,8 42,8 0,6 0,6 6,9 6,4 0,7 0,7 7764,0 3325,8 149,0 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 169 4О ЦТП-Біл16 150 150 23,3 21,2 21,2 0,0 0,0 1,7 1,6 0,4 0,3 1995,4 859,3 149,9 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 189/3 4О 189/4 100 100 32,4 16,7 16,7 0,3 0,3 8,8 8,3 0,6 0,6 2380,6 1019,9 148,0 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/4В 4О 161/5 250 250 101,1 148,7 148,4 0,6 0,5 5,7 5,3 0,9 0,9 11982,5 5132,8 149,8 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6 4О ЦТП-Чумак6 150 150 58,1 32,0 32,0 0,2 0,2 3,8 3,6 0,5 0,5 4969,8 2131,1 149,6 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/8 4О 148/9 150 150 55,3 37,5 37,5 0,3 0,3 5,3 5,0 0,6 0,6 4706,3 2016,3 148,3 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/7 4О 146Б/7-1 100 100 131,8 9,2 9,2 0,4 0,3 2,7 2,5 0,4 0,3 9722,8 4154,5 149,2 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/8 4О ЦТП-Вас23А 100 100 97,2 16,3 16,3 0,8 0,8 8,3 7,8 0,6 0,6 7169,0 3081,4 149,3 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-6 4Б тв-Кабл14 150 150 25,4 25,0 25,0 0,1 0,1 2,3 2,2 0,4 0,4 2149,9 925,4 148,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Вас14Б 4О тв-Вас12Б 200 200 67,8 72,9 72,8 0,3 0,3 4,4 4,1 0,7 0,7 7076,1 3030,5 148,8 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/4Г 4О 179/5 400 400 66,3 139,3 138,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 9983,1 4271,8 149,2 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/7 4О 161/8 250 250 42,9 31,0 30,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5061,1 2168,1 149,0 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5 4О 179/6 200 200 26,7 59,0 58,9 0,1 0,1 2,9 2,7 0,6 0,5 2775,3 1194,4 148,8 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Відр61 4О ЦТП-Відр59 150 150 101,7 29,1 29,1 0,3 0,3 3,2 3,0 0,5 0,5 8650,7 3704,5 148,2 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/3 4О 179/3-1 250 250 193,6 43,5 43,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,2 22883,2 9750,1 149,5 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 167/1 4О 167/2 200 200 48,3 149,2 149,1 0,9 0,8 18,4 17,3 1,4 1,3 5087,5 2180,2 149,9 69,6
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3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/4 4О 146Б/5 400 400 98,6 255,7 255,1 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 14925,3 6394,9 149,3 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/4 4О 189А/5 250 250 59,2 20,6 20,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6926,9 2967,8 147,9 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О тв146Б/3-1 4О 146Б/4 400 400 88,0 264,6 263,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 13327,5 5707,7 149,4 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О ІТП-Зел12 СЗШ №12 УО Солом'янської РДА в 150 150 52,8 10,7 10,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4335,8 1856,1 143,4 66,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 156 4О 154 600 600 106,4 1107,9 964,9 0,3 0,2 3,2 2,3 1,2 1,0 21812,4 9347,8 149,8 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 148 4О 148/1Б 400 400 75,0 278,1 277,5 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 11381,9 4880,4 149,6 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 153 4О 152 600 600 20,8 890,6 888,1 0,0 0,0 2,1 1,9 1,0 0,9 4256,9 1824,6 149,8 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А 4О 188А/1 400 400 34,2 149,0 148,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 5152,7 2207,1 148,8 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Васил17 4О 153/12 150 150 152,8 17,8 17,8 0,2 0,2 1,2 1,1 0,3 0,3 12916,1 5524,6 148,6 67,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 171 4О 172 500 500 37,3 772,6 770,8 0,2 0,1 4,0 3,8 1,2 1,1 6587,4 2822,4 149,8 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/1Б 4О 146Б/1 400 400 27,2 299,0 298,1 0,1 0,0 1,9 1,8 0,7 0,7 4120,9 1766,0 149,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 151 4О 150 600 600 43,5 680,0 677,9 0,1 0,0 1,2 1,1 0,7 0,7 8919,1 3818,1 149,7 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/1А 4О 157/2 300 300 59,3 92,2 166,1 0,1 0,2 0,8 2,6 0,4 0,7 7786,1 3334,6 149,4 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/5 4О 189А/6 250 250 94,6 20,6 20,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11068,9 4736,9 147,6 68,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/4-3 4О 189А/4-4 100 100 34,1 7,9 7,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,3 0,3 2476,2 1060,3 146,5 68,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 149-4 4О 149-5 100 100 184,0 20,6 20,6 2,5 2,3 13,3 12,5 0,8 0,7 13519,3 5783,7 148,4 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/8-2 4О 146Б/8-2-1 125 125 106,4 17,3 17,3 0,3 0,3 2,9 2,8 0,4 0,4 8751,5 3747,3 148,8 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 160 4О 159 600 600 95,1 1213,9 1281,9 0,4 0,4 3,8 4,0 1,3 1,3 19494,5 8354,4 149,9 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/2-2 4О 161/2-3 250 250 55,4 29,2 29,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6573,2 2815,4 149,3 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/7 4О 153/8 150 150 32,0 46,4 46,3 0,3 0,2 8,1 7,6 0,8 0,7 2733,7 1170,0 149,4 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/1 4О 188А/2 400 400 40,4 149,0 148,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 6078,5 2604,8 148,8 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6-1 4О тв-Севас16 150 150 25,2 42,1 42,1 0,2 0,2 6,6 6,2 0,7 0,7 2156,8 924,2 149,3 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 181 4О 181/1 100 100 28,3 46,6 46,5 1,9 1,8 68,2 64,0 1,8 1,7 2102,1 900,8 149,6 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6-3 4О ЦТП-Сев12 150 150 12,7 42,1 42,1 0,1 0,1 6,6 6,2 0,7 0,7 1086,9 465,8 149,1 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/1-1 4П0 тв-Захід14 150 150 17,7 22,3 22,3 0,0 0,0 1,9 1,8 0,4 0,4 1515,8 649,5 149,1 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-12А2 4О 179/5-12А3 200 200 32,2 44,9 44,9 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 3345,5 1433,5 147,7 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 180/4 4О 180/5 400 400 83,5 190,3 191,0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,5 0,4 12607,9 5402,4 149,4 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/5-2 4О 170/5-3 100 100 108,9 8,5 8,5 0,2 0,2 2,3 2,2 0,3 0,3 7761,4 3317,9 144,3 66,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 172 4О 172/1 100 100 14,3 27,6 27,6 0,3 0,3 24,0 22,6 1,1 1,0 1053,8 454,4 149,8 69,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 157 4О 156 600 600 36,9 1107,9 964,9 0,1 0,1 3,2 2,3 1,2 1,0 7569,9 3244,9 149,9 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 170 4О 171 500 500 153,7 811,7 809,7 0,7 0,6 4,4 4,1 1,3 1,2 27124,8 11627,1 149,9 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/4 4О 161/4А 300 300 122,2 304,1 229,3 1,1 0,6 9,1 4,9 1,3 0,9 16063,1 6880,0 149,8 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/3А 4О 148/3Б 300 300 42,7 173,8 173,4 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,7 5597,8 2398,9 149,3 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/3А 4О 179/3Б 400 400 49,3 178,6 177,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 7433,2 3185,3 149,5 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/5 4О 153/6 200 200 35,5 74,8 74,7 0,2 0,2 4,6 4,3 0,7 0,7 3709,3 1589,5 149,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/2 4О 153/3 300 300 23,2 167,1 27,1 0,1 0,0 2,7 0,1 0,7 0,1 3048,3 1306,6 149,7 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/3 4О 157/2А 300 300 51,5 7,1 66,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 6744,0 2890,3 148,5 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Сев18 4О 161/6-1 150 150 58,7 42,1 42,1 0,4 0,4 6,6 6,2 0,7 0,7 5027,9 2153,3 149,4 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/2 4О 188А/3 400 400 53,0 149,0 148,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 7981,4 3420,1 148,7 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О #137 4О ЦТП-Кабл7 100 100 8,2 18,3 18,3 0,1 0,1 10,5 9,9 0,7 0,7 611,0 261,9 149,5 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/3Б 4О тв146Б/3-1 400 400 53,7 298,9 298,2 0,1 0,1 1,9 1,8 0,7 0,7 8139,4 3488,1 149,4 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/14 4О тв-Виб69 200 200 34,3 66,9 66,8 0,1 0,1 3,7 3,5 0,6 0,6 3573,6 1530,6 148,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/14-1 4О 146Б/14-2 100 100 53,5 32,1 32,1 1,7 1,6 32,3 30,4 1,2 1,2 3939,7 1687,9 148,3 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Біл16 4О 169/1 100 100 113,8 21,2 21,2 1,6 1,5 14,1 13,3 0,8 0,8 8450,0 3617,6 149,8 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/6-4 4О 157/6-3 250 250 49,3 114,8 40,6 0,2 0,0 3,4 0,4 0,7 0,2 5844,0 2502,8 149,7 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/14 4О 153/15 150 150 131,4 17,8 17,8 0,2 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 11072,4 4737,3 147,4 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/3 4О 170/3А 400 400 72,6 17,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10811,9 4625,7 148,2 66,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/7 4О 148/8 150 150 43,6 37,5 37,5 0,2 0,2 5,3 5,0 0,6 0,6 3713,4 1591,0 148,4 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 179 4О 179/1 400 400 86,4 348,9 347,3 0,2 0,2 2,6 2,5 0,8 0,8 13068,8 5596,4 149,7 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 183/1А 4О 183/1 100 100 27,5 14,7 14,7 0,2 0,2 6,8 6,4 0,6 0,5 2037,6 872,9 149,3 69,6
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3.1.3_РК Відрадний 4О 153/6-1 4О 153/6-2 65 65 121,9 17,1 17,1 10,8 10,1 88,2 82,9 1,6 1,5 7446,5 3187,6 148,9 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Страж5 4О ЦТП-Страж3 150 150 189,1 29,7 29,6 0,6 0,6 3,3 3,1 0,5 0,5 16205,4 6923,9 149,5 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 171/2 4О тв-Білец5А 150 150 15,6 39,1 39,0 0,1 0,1 5,7 5,4 0,7 0,6 1339,3 573,9 149,5 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/3-4 4О ІТП-Зел12 150 150 80,9 10,7 10,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 6661,9 2850,2 144,0 66,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/1 4О 153/2 300 300 79,5 167,1 27,1 0,2 0,0 2,7 0,1 0,7 0,1 10421,8 4468,6 149,7 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/2-1А 4О 157/2-1 250 250 96,3 88,8 88,7 0,2 0,2 2,0 1,9 0,5 0,5 11394,4 4881,7 149,0 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 178 4О тв-Донц18А 150 150 60,9 24,2 24,2 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 5198,3 2240,7 149,7 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/4-1 4О 189А/4-2 100 100 48,5 7,9 7,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,3 0,3 3528,2 1510,3 147,2 67,9

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Вас12А 4О 157/2-2 150 150 185,1 57,8 57,7 2,3 2,2 12,5 11,7 1,0 0,9 15771,6 6751,5 148,5 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/5 4О 157/4Б 250 250 36,7 30,1 44,1 0,0 0,0 0,2 0,5 0,2 0,3 4362,2 1869,5 149,3 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 180/5 4О 159/14 400 400 43,7 190,2 191,1 0,0 0,0 0,8 0,7 0,5 0,4 6593,4 2819,5 149,4 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/5А 4О 161/6 250 250 29,1 113,3 113,2 0,1 0,1 3,3 3,1 0,7 0,7 3450,8 1478,8 149,6 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/10 4О 170/9 400 400 54,8 80,3 80,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8297,0 3554,9 149,1 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/4 4О ЦТП-Лепс54 200 200 27,4 23,8 23,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 2855,6 1220,6 149,4 67,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/2-1В 4О тв-Комар24 100 100 14,6 10,5 10,5 0,1 0,0 3,5 3,3 0,4 0,4 1078,2 462,0 148,7 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4 4О 148/4-1 250 250 40,0 64,3 64,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,4 0,4 4735,1 2026,2 149,2 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5- 6Б 4О тв-Метр12 125 125 51,1 12,7 12,6 0,1 0,1 1,6 1,5 0,3 0,3 4167,0 1784,3 147,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/4 4О ЦТП-Кабл5 100 100 17,7 9,2 9,2 0,0 0,0 2,7 2,5 0,4 0,3 1310,9 564,4 149,8 69,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/3 4О 188А/4 400 400 17,8 149,0 148,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 2679,6 1148,4 148,7 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О ВТ-3 4О 164 800 800 78,9 2653,8 2642,5 0,3 0,3 4,0 3,7 1,6 1,5 20059,1 8596,6 150,0 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/2 4О 170/3 400 400 40,2 17,0 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5982,6 2561,5 148,6 66,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/8 4О 188А/9 400 400 15,5 106,8 106,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 2325,6 996,6 148,3 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/6 4О 153/6-1 80 80 156,4 17,1 17,1 4,6 4,4 29,7 27,9 1,0 1,0 10318,5 4418,0 149,5 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 150 4О 150А 600 600 68,3 680,0 677,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,7 0,7 13975,4 5989,1 149,7 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-12А1 4О 179/5-12А2 200 200 32,2 44,9 44,9 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 3342,0 1432,0 147,8 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/3Б 4О 148/4 300 300 93,8 173,8 173,4 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,7 12307,4 5273,6 149,3 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О шп 4О шо 600 600 83,3 850,0 847,7 0,2 0,1 1,9 1,7 0,9 0,8 17033,1 7297,3 149,9 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 167/5 4О 167/6 200 200 65,6 149,2 149,2 1,2 1,1 18,4 17,3 1,4 1,3 6900,0 2956,8 149,7 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 167/6 4О 167/7 200 200 75,2 68,1 68,1 0,3 0,3 3,8 3,6 0,7 0,6 7909,4 3385,0 149,7 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Страж9 4О тв-Страж7 150 150 36,6 48,7 48,6 0,3 0,3 8,9 8,3 0,8 0,8 3137,7 1344,5 149,6 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/14 4О 188А 400 400 134,9 220,6 219,6 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 20319,1 8706,0 148,9 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-5-1 4О 179/5-5-1А 150 150 175,9 27,5 27,4 0,5 0,5 2,8 2,7 0,5 0,4 14923,5 6386,4 148,3 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-13В 4О 179/5-17 250 250 38,5 28,9 28,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4411,6 1885,5 145,3 66,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 178 4О 178А 500 500 63,5 664,6 663,3 0,2 0,2 3,0 2,8 1,0 1,0 11200,0 4798,7 149,7 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Від28(2 4О 179/5 200 200 58,4 23,7 23,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 6054,3 2600,1 148,5 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/1А 4О 148/1 300 300 17,4 278,1 277,5 0,1 0,1 7,6 7,1 1,2 1,1 2281,6 977,8 149,6 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/8А 4О ЦТП-Метал1 250 250 40,5 72,2 72,2 0,1 0,1 1,3 1,3 0,4 0,4 4791,0 2052,9 149,0 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Лепс54 4О тв-Від28(1 200 200 113,1 23,7 23,6 0,1 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 11750,1 5029,1 149,3 67,5

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Від28(1 4О тв-Від28(2 200 200 60,7 23,7 23,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 6295,1 2696,0 148,8 67,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 159 4О 159/1А 400 400 156,6 105,8 103,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 23798,9 10171,9 149,9 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/2-1 4О ЦТП-Вас14Г 125 125 28,2 88,8 88,7 2,2 2,0 76,8 72,0 2,2 2,0 2320,2 994,3 148,8 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/10А 4О 170/10 400 400 20,4 80,3 80,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3083,5 1321,4 149,2 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-2А 4О 146Б/12-2Б 250 250 39,4 58,0 58,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,3 4631,4 1984,4 148,1 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/3 4О 179/3А 400 400 55,8 178,6 177,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 8437,3 3608,3 149,5 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 147 4О 146Б 600 600 72,7 339,0 338,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,4 0,3 14878,5 6374,0 149,6 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 176 4О 176/1 125 125 60,8 30,4 30,4 0,5 0,5 9,0 8,5 0,7 0,7 5006,3 2158,4 149,7 69,8

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-146Б/8 4О 146Б/10 400 400 143,4 164,6 164,3 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 21678,3 9283,2 149,1 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/6 4О 153/7 150 150 47,9 57,7 57,6 0,6 0,6 12,5 11,7 1,0 0,9 4096,2 1754,8 149,5 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-5 4О 179/5-6 300 300 96,8 108,3 107,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 12566,3 5379,1 148,4 67,3

3.1.3_РК Відрадний 4О ІТП-Вас13 будинок житловий 125 125 66,1 17,8 17,8 0,2 0,2 3,1 2,9 0,4 0,4 5354,3 2292,8 146,5 68,2
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3.1.3_РК Відрадний 4О 161/2 4О 161/3 300 300 65,4 331,5 256,8 0,7 0,4 10,8 6,1 1,4 1,0 8600,3 3685,4 149,9 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-23 4О 179/5-24 150 150 65,1 17,4 17,4 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 5297,2 2268,3 142,1 66,1

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Васил8Б 4О 157/2-3 150 150 56,3 57,8 57,8 0,7 0,7 12,5 11,7 1,0 0,9 4789,0 2052,0 148,1 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/1 4О 179/2 400 400 127,6 348,9 347,3 0,3 0,3 2,6 2,5 0,8 0,8 19283,6 8263,2 149,6 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/10 4О 159/11 400 400 123,4 30,5 28,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 18409,1 7877,3 147,7 67,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/7 4О 179/8 200 200 166,9 42,5 42,5 0,3 0,2 1,5 1,4 0,4 0,4 17374,6 7438,1 148,6 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/4Б 4О 179/4В 400 400 69,6 154,8 154,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 10489,1 4494,5 149,3 67,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/6 4О 188А/7 400 400 25,6 106,8 106,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 3861,2 1654,7 148,5 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-3 4О 146Б/12-3А 200 200 63,9 58,0 58,0 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,5 6633,8 2842,2 147,9 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Ком1(Р 4О 149-1 100 100 21,2 20,6 20,6 0,3 0,3 13,3 12,5 0,8 0,7 1557,9 667,5 149,1 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/6 4О 157/6А 200 200 78,9 42,8 42,7 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 8262,7 3539,3 149,4 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/3Б 4О 179/4 400 400 52,1 178,6 177,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 7859,0 3367,7 149,4 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/8 4О 161/9 250 250 75,0 21,0 21,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8856,8 3791,7 148,9 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 162А 4О 161 600 600 127,0 1587,1 1579,7 0,8 0,8 6,5 6,1 1,7 1,6 26030,4 11155,4 149,9 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6-3А 4О 161/6-4А 150 150 15,8 32,0 32,0 0,1 0,1 3,8 3,6 0,5 0,5 1354,4 580,4 149,0 69,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/12 4О 153/13 150 150 76,0 17,8 17,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 6411,2 2745,0 147,9 67,6

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Гарм25 4О 146Б/12-2 250 250 12,7 32,8 32,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1495,8 641,7 148,0 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 167 4О 167/1 200 200 30,7 149,2 149,1 0,6 0,5 18,4 17,3 1,4 1,3 3217,1 1384,8 149,9 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/3-1А 4О тв-Відр61 150 150 55,8 29,1 29,1 0,2 0,2 3,2 3,0 0,5 0,5 4744,5 2032,5 148,3 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Вас12Б 4О тв-Вас12А 200 200 90,4 72,9 72,9 0,4 0,4 4,4 4,1 0,7 0,7 9431,6 4040,7 148,7 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-5-2А 4О 179/5-5-3 150 150 22,4 27,4 27,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,5 0,4 1892,7 811,0 147,6 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-4А 4О 146Б/12-4Б 200 200 8,9 20,0 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 922,1 395,2 147,2 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 178А 4О 179 500 500 13,1 625,7 624,6 0,0 0,0 2,6 2,5 1,0 0,9 2315,5 992,1 149,7 68,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/6 ШДС №400 "СЯЙВО" УО Солом'янсь 65 65 33,0 9,5 9,5 0,9 0,8 27,3 25,7 0,9 0,8 2016,8 866,8 149,2 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/6А 4О 179/7 200 200 55,4 42,5 42,5 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 5778,8 2472,7 148,7 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О шп 4О 168А 600 600 8,2 48,7 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1666,5 716,1 149,9 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6-4 4О 161/6-5 100 100 116,8 42,1 42,1 6,5 6,1 55,7 52,4 1,6 1,5 8632,0 3697,4 149,0 69,4

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-2 4Б 161/5-3 250 250 45,3 35,4 35,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5340,5 2287,9 149,4 67,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/7 4О тв-Відрад8 250 250 38,0 20,6 20,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4442,5 1902,8 146,9 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-4 4О 179/5-5 300 300 17,9 135,8 135,3 0,0 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 2326,0 996,8 148,4 67,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/8-2 4О 146Б/8-2А 125 125 120,2 21,5 21,5 0,5 0,5 4,5 4,2 0,5 0,5 9890,0 4231,7 148,8 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Від36А 4О тв-Відр36Б 150 150 43,9 42,5 42,5 0,3 0,3 6,8 6,4 0,7 0,7 3725,5 1596,3 148,0 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/6-4 4О 157/6-4-1 150 150 12,7 14,0 14,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 1089,7 467,9 149,7 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/7 4О 159/8 250 250 130,8 88,0 85,7 0,3 0,2 2,0 1,8 0,5 0,5 15471,3 6627,5 149,3 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 161 4О 161А 600 600 21,9 1214,0 1281,8 0,1 0,1 3,8 4,0 1,3 1,3 4484,1 1922,1 149,9 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 167/2 4О 167/3 200 200 59,6 149,2 149,2 1,1 1,0 18,4 17,3 1,4 1,3 6269,3 2686,5 149,9 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 178А 4О 178А/1 150 150 181,5 38,8 38,8 1,0 1,0 5,7 5,3 0,7 0,6 15499,4 6667,7 149,7 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/6 4О 157/5А 250 250 21,3 72,0 2,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0 2526,9 1083,0 149,4 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/6-2 4О 157/6-1 250 250 40,6 114,8 40,6 0,1 0,0 3,4 0,4 0,7 0,2 4813,4 2063,0 149,6 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-5 4Б 161/5-6 250 250 76,0 31,2 31,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 8938,8 3824,0 148,7 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-6 4Б 161/5-7 250 250 31,0 6,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3633,3 1525,7 148,5 64,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-13 4О 179/5-14 150 150 99,8 6,2 6,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8330,8 3528,1 147,6 64,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/7 4О 170/7-1 200 200 19,0 66,3 66,2 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 1979,3 848,2 148,7 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 168 4О шп 600 600 74,2 916,8 914,3 0,2 0,2 2,2 2,0 1,0 0,9 15170,9 6501,5 149,9 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/6 4О 159/7 250 250 108,4 88,0 85,7 0,2 0,2 2,0 1,8 0,5 0,5 12835,3 5498,7 149,5 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/1 4О 189А/2 250 250 54,6 28,5 28,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6433,4 2743,8 148,6 67,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/9 4О 161/10 250 250 72,3 16,1 16,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8526,6 3646,2 148,5 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Чумак6 4О 161/6-1А 150 150 35,1 32,0 32,0 0,1 0,1 3,8 3,6 0,5 0,5 3004,1 1287,1 149,4 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/5А 4О 157/5 250 250 30,4 72,0 2,1 0,0 0,0 1,3 0,0 0,4 0,0 3595,7 1541,0 149,3 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/11 4О тв-Лепс46 125 125 161,0 19,3 19,3 0,6 0,6 3,6 3,4 0,5 0,4 13274,8 5681,0 149,3 69,3
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3.1.3_РК Відрадний 4О 161/4 4О #137 100 100 84,4 18,3 18,3 0,9 0,8 10,5 9,9 0,7 0,7 6244,5 2684,3 149,8 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6-1А 4О 161/6-2А 150 150 55,7 32,0 32,0 0,2 0,2 3,8 3,6 0,5 0,5 4765,8 2041,7 149,3 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/11 4О 146Б/11А 400 400 42,8 140,8 140,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 6464,6 2768,5 148,9 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/8-2 4О 161/8-3 150 150 14,1 9,9 9,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 1198,7 513,6 147,9 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 176 4О 177 500 500 39,0 688,8 687,4 0,1 0,1 3,2 3,0 1,1 1,0 6868,3 2942,6 149,7 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 172 4О 173 500 500 84,6 744,9 743,1 0,3 0,3 3,7 3,5 1,1 1,1 14935,7 6399,2 149,8 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/13 4О 146Б/13А 250 250 23,3 98,9 98,8 0,1 0,1 2,5 2,4 0,6 0,6 2747,9 1177,6 148,6 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 167 4О 168 600 600 37,9 916,9 914,3 0,1 0,1 2,2 2,0 1,0 0,9 7755,9 3321,5 149,9 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 168А 4О ЦТП-Стра11 150 150 79,6 48,7 48,6 0,7 0,7 8,9 8,3 0,8 0,8 6828,4 2925,3 149,8 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/5 4О 188А/6 400 400 43,5 106,8 106,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 6553,4 2808,2 148,6 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/5 4О тв-Лепсе5 250 250 104,0 68,2 68,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,4 12315,5 5274,3 149,0 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/3 4О 189А/4 250 250 40,4 28,5 28,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4734,0 2027,9 148,1 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 167/7 4О 167/8 200 200 89,8 58,9 58,9 0,3 0,2 2,9 2,7 0,6 0,5 9436,7 4041,6 149,6 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-3 4Б 161/5-4 250 250 87,8 35,4 35,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 10342,3 4428,9 149,3 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/13А 4О 146Б/14 250 250 9,3 98,9 98,8 0,0 0,0 2,5 2,4 0,6 0,6 1102,4 472,4 148,6 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 171/1 4О 171/2 150 150 73,8 39,1 39,0 0,4 0,4 5,7 5,4 0,7 0,6 6338,5 2715,3 149,7 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/4 4О ІТП-немає 150 150 42,8 8,9 8,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 3652,2 1568,2 149,3 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-7 4Б 161/5-8 250 250 109,3 6,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12567,9 5356,0 147,9 64,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/4А 4О 157/4 300 300 10,5 30,0 44,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 1376,5 589,9 148,9 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/8 4О 170/7 400 400 31,0 66,3 66,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 4693,6 2011,2 148,8 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 180/1 4О 180/2 400 400 56,0 230,2 230,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 8470,3 3629,8 149,6 68,2

3.1.3_РК Відрадний 4О шо 4О 169 600 600 20,8 850,0 847,7 0,0 0,0 1,9 1,7 0,9 0,9 4241,4 1817,7 149,9 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/2 4О 189А/3 250 250 71,6 28,5 28,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8392,5 3593,9 148,3 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/3 4О 153/4 200 200 35,5 74,8 74,7 0,2 0,2 4,6 4,3 0,7 0,7 3714,1 1591,5 149,7 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Лепсе7 4О 148/7 200 200 66,8 37,6 37,5 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,3 6978,2 2986,4 148,6 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-2Б 4О 146Б/12-3 250 250 54,0 58,0 58,0 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,3 6343,1 2717,7 148,0 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-3 4О 179/5-4 400 400 92,0 135,8 135,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 13787,3 5907,2 148,5 67,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 177 4О 178 500 500 113,2 688,8 687,4 0,4 0,3 3,2 3,0 1,1 1,0 19960,3 8553,8 149,7 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/8-1 4О 146Б/8-1А 150 150 112,0 33,3 33,3 0,5 0,4 4,2 3,9 0,6 0,5 9564,5 4099,1 148,9 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12 4О 146Б/13 250 250 105,5 98,9 98,8 0,3 0,2 2,5 2,4 0,6 0,6 12447,0 5334,9 148,7 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/11 4О 188А/12 400 400 162,6 83,9 83,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 24432,0 10462,6 147,9 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/6А 4О 157/7 150 150 76,7 42,8 42,8 0,5 0,5 6,9 6,4 0,7 0,7 6561,4 2810,9 149,2 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-5-1А 4О 179/5-5-2 150 150 20,5 27,4 27,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,5 0,4 1737,5 744,5 147,8 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-14 4О 179/5-15 150 150 72,7 6,2 6,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5998,8 2564,0 146,3 64,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/12 4О 159/13 400 400 165,0 30,4 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 24588,9 10516,0 147,1 68,0

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5- 6А 4Б 161/5- 6Б 125 125 12,6 12,7 12,6 0,0 0,0 1,6 1,5 0,3 0,3 1027,7 440,3 147,6 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-5 4О 146Б/12-6 200 200 54,8 20,0 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5667,8 2427,2 147,1 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/3-1 4О 188А/3-2 50 50 122,0 13,0 12,9 24,5 22,8 201,1 187,0 2,0 1,9 6466,6 2728,2 148,5 64,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 181/2 4О 181/3 100 100 87,4 18,8 18,8 1,0 0,9 11,2 10,5 0,7 0,7 6486,0 2774,7 149,5 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Нов97Б 4О 179/5-17А 100 100 46,2 2,2 2,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 3307,2 1401,0 144,5 65,1

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Страж3 4О 168А-1 100 100 57,2 29,7 29,6 1,6 1,5 27,7 26,0 1,1 1,1 4220,3 1808,0 148,9 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-2В 4О 179/5-3 400 400 57,0 135,8 135,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 8548,5 3663,0 148,6 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-1А 4О 179/5-2 400 400 30,5 147,4 146,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,3 4578,0 1961,8 148,8 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А 4О ЦТП-Відр14 250 250 30,0 71,6 71,4 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 3533,3 1515,5 148,8 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/7-3 4О 170/7-4 200 200 27,7 66,2 66,2 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 2891,1 1238,9 148,4 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Стра11 4О тв-Страж9 150 150 55,2 48,7 48,6 0,5 0,5 8,9 8,3 0,8 0,8 4732,6 2027,7 149,7 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/3-2 4О 188А/3-3 150 150 384,9 10,8 10,7 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 32043,4 13612,9 148,0 65,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/2А 4О 157/2 300 300 75,9 7,1 66,9 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 9890,4 4238,7 147,5 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-15 4О 179/5-16 150 150 166,8 6,2 6,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 13719,9 5843,7 145,3 65,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/3-1 4О 179/3-2 250 250 89,5 43,4 43,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,2 10519,7 4505,5 149,0 67,5
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3.1.3_РК Відрадний 4О 180 4О 180/1 400 400 74,5 230,2 230,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 11279,8 4828,3 149,6 68,2

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-4 4Б 161/5-5 250 250 74,1 35,4 35,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8716,5 3733,1 149,0 67,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/1 4О 148/2 300 300 50,9 242,5 242,0 0,3 0,3 5,8 5,4 1,0 1,0 6690,8 2866,6 149,6 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 189А/4 4О 189А/4-1 100 100 72,6 7,9 7,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,3 0,3 5298,7 2263,2 147,9 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 180 4О 181 125 125 21,4 46,6 46,5 0,5 0,4 21,1 19,8 1,1 1,1 1765,5 760,7 149,6 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-5 4О 148/4-6 250 250 27,2 61,9 61,7 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 3210,1 1375,6 148,9 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/3-1 4О 153/3-2 200 200 122,4 92,3 47,6 0,9 0,2 7,0 1,8 0,9 0,4 12808,9 5489,5 149,6 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/3 4О 146Б/3Б 400 400 98,6 298,9 298,2 0,2 0,2 1,9 1,8 0,7 0,7 14938,9 6401,5 149,4 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О ш о 4О 179/5-2В 400 400 2,4 135,8 135,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 353,8 151,6 148,6 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-17 4О 179/5-17А 150 150 99,8 15,2 15,2 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,2 8233,6 3500,9 144,7 65,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/11 4О 170/10А 250 250 70,2 80,4 80,2 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 8320,1 3564,4 149,3 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 189/1 4О 189/2 100 100 87,9 16,7 16,7 0,8 0,7 8,8 8,3 0,6 0,6 6461,9 2766,5 148,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-8 4Б 161/5-9 250 250 18,5 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2111,9 904,2 145,8 65,1

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Відр95 4О ш о 400 400 4,5 135,8 135,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 674,7 289,1 148,6 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Вас14Г 4О тв-Вас14Б 200 200 51,2 88,8 88,7 0,3 0,3 6,5 6,1 0,9 0,8 5348,7 2291,9 148,8 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/10 4О 157/11 125 125 52,5 23,6 23,6 0,3 0,3 5,4 5,1 0,6 0,5 4314,2 1848,0 148,5 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/8 4О 161/8-1 150 150 55,2 9,9 9,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 4702,9 2012,7 148,9 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 179 4О 180 400 400 30,4 276,8 277,3 0,1 0,0 1,7 1,6 0,7 0,6 4592,2 1969,8 149,7 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 189 4О 189/1 100 100 44,3 16,7 16,7 0,4 0,4 8,8 8,3 0,6 0,6 3257,7 1396,5 148,7 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-13 4О 179/5-13А 300 300 278,6 29,0 28,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 35689,4 15204,4 147,6 65,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/4В 4О 179/4Г 400 400 61,7 139,3 138,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 9306,9 3984,2 149,3 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Відр14 4О 189 250 250 18,7 71,5 71,4 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 2205,3 945,1 148,7 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Сев18 4О Севаст18/2 65 65 7,3 8,2 8,2 0,2 0,1 20,5 19,3 0,8 0,7 449,9 193,2 149,4 69,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/3 4О 161/4 300 300 63,6 331,5 256,8 0,7 0,4 10,8 6,1 1,4 1,0 8364,0 3584,4 149,9 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6-4А 4О 161/6-5А 150 150 32,0 32,0 32,0 0,1 0,1 3,8 3,6 0,5 0,5 2738,5 1173,4 149,0 69,4

3.1.3_РК Відрадний 4Б тв-Кабл14 4Б 161/5- 6А 125 125 117,5 12,7 12,6 0,2 0,2 1,6 1,5 0,3 0,3 9635,8 4110,9 148,4 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-3Б 4О 146Б/12-4 200 200 38,2 20,0 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3964,7 1694,4 147,7 68,2

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-9 4Б 161/5-11 250 250 45,0 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5140,4 2197,9 145,5 65,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 149А 4О 149 600 600 36,9 679,9 678,0 0,0 0,0 1,2 1,1 0,7 0,7 7552,8 3236,8 149,7 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-5-3 4О 179/5-5-4 150 150 90,8 27,4 27,4 0,3 0,2 2,8 2,7 0,5 0,4 7691,3 3293,8 147,6 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4П0 тв-Борщ212 4О 148/1-1 150 150 69,7 22,3 22,3 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 5974,9 2558,8 149,3 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/11А 4О 146Б/11Б 400 400 25,0 140,8 140,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 3766,5 1614,1 148,9 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 189 4О 189А 250 250 26,9 54,8 54,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 3165,7 1356,2 148,7 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 174 4О 175 500 500 92,3 719,3 717,7 0,3 0,3 3,5 3,3 1,1 1,0 16280,4 6975,3 149,8 68,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/13 4О 153/14 150 150 31,9 17,8 17,8 0,0 0,0 1,2 1,1 0,3 0,3 2686,2 1150,8 147,5 67,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 147 4О 147/1 150 150 61,3 42,1 42,1 0,4 0,4 6,6 6,2 0,7 0,7 5248,1 2253,5 149,6 69,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/5 4Б 161/5-2 250 250 70,6 35,4 35,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8362,8 3562,9 149,7 67,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-17А 4О 179/5-18 150 150 78,2 17,4 17,4 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 6396,0 2738,3 144,0 65,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/3-2 ДНЗ №630 УО Солом'янської РДА 50 50 182,3 2,2 2,2 1,1 1,0 5,9 5,5 0,3 0,3 9513,6 4038,4 148,0 67,0

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Шеп6 4О 179/5-8 300 300 12,4 108,3 107,9 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 1609,6 689,8 148,2 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-2-1 4О 179/5-2-2 150 150 53,0 11,6 11,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 4507,2 1929,6 148,5 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6 4О ЦТП-Сев18 150 150 107,0 50,4 50,3 1,0 1,0 9,5 8,9 0,9 0,8 9164,0 3930,7 149,6 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 164 4О 165 500 500 82,9 1066,4 1063,2 0,6 0,6 7,7 7,1 1,6 1,5 14664,6 6279,3 150,0 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-1 4О 179/5-1А 400 400 61,6 147,5 146,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,3 9250,6 3963,9 148,8 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 178А/1 4П1 тв-Донц14А 150 150 89,0 38,8 38,8 0,5 0,5 5,6 5,3 0,7 0,6 7624,3 3265,8 149,3 69,6

3.1.3_РК Відрадний 3.1.3_РК Відрадний 4О ВТ-1 800 800 34,2 2657,4 2645,8 0,1 0,1 4,0 3,8 1,6 1,5 8686,1 3722,6 150,0 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/2 4О 161/2-1 250 250 105,8 29,2 29,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12564,6 5378,7 149,9 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-3А 4О 146Б/12-3Б 200 200 65,4 58,0 58,0 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,5 6784,3 2906,6 147,8 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 153/4 4О 153/5 200 200 80,9 74,8 74,7 0,4 0,4 4,6 4,3 0,7 0,7 8471,8 3629,7 149,6 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-2Б 4О тв-Відр95 400 400 69,1 135,8 135,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 10360,3 4439,2 148,7 67,4
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3.1.3_РК Відрадний 4О 168А-1 4О тв-Білец8 100 100 109,1 29,7 29,7 3,0 2,8 27,7 26,0 1,1 1,1 8050,6 3447,7 148,8 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/2-1 4О 161/2-2 250 250 27,6 29,2 29,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3275,7 1403,5 149,5 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-18 4О 179/5-19 150 150 100,6 17,4 17,4 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 8224,1 3520,0 143,6 65,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5 4О 179/5-1 400 400 14,9 147,5 146,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,3 2232,6 955,1 148,8 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/7-4 4О тв-170/7-5 200 200 24,3 66,2 66,2 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 2538,0 1087,6 148,4 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/4 4О 157/3 300 300 97,9 30,0 44,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 12858,8 5510,9 148,9 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/11Б 4О 146Б/11В 400 400 34,7 140,8 140,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 5242,6 2246,6 148,9 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/5 4О Пер Д1 100 100 2,2 14,3 14,3 0,0 0,0 6,4 6,1 0,6 0,5 164,6 70,6 149,0 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/2-1Б 4О 157/2-1В 100 100 19,6 10,5 10,5 0,1 0,1 3,5 3,3 0,4 0,4 1448,0 620,4 148,8 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/16 4О 146Б/17 200 200 57,7 66,9 66,8 0,2 0,2 3,7 3,5 0,6 0,6 6006,2 2573,5 148,4 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 165 4О 166 500 500 74,8 1066,3 1063,2 0,6 0,5 7,7 7,1 1,6 1,5 13216,6 5664,1 150,0 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/7-1 4О 170/7-2 200 200 92,4 66,2 66,2 0,3 0,3 3,6 3,4 0,6 0,6 9649,2 4133,7 148,7 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О ВТ-1 4О ВТ-2 800 800 69,0 2657,3 2645,8 0,3 0,3 4,0 3,8 1,6 1,5 17539,9 7517,0 150,0 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-2А 4О ш п 400 400 5,0 135,9 135,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 755,8 323,9 148,7 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/10 4О 161/11 250 250 35,5 16,1 16,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4172,7 1787,0 147,9 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/5 4О 159/6 150 150 42,7 88,0 85,7 1,2 1,1 29,0 25,8 1,5 1,4 3653,3 1564,0 149,5 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/2А 4О 148/3 400 400 161,3 173,8 173,3 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,4 24475,7 10471,9 149,5 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-4 4О 148/4-5 250 250 8,8 61,9 61,7 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 1035,6 443,7 148,9 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/5 4О 170/5-1 100 100 124,4 8,5 8,5 0,3 0,3 2,3 2,2 0,3 0,3 8994,2 3815,2 146,7 65,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/4 4О 188А/5 400 400 66,9 106,9 106,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 10063,5 4317,8 148,6 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-7 4О тв-Шеп6 300 300 54,2 108,3 107,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 7021,6 3008,7 148,2 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 149-3 4О 149-4 100 100 97,3 20,6 20,6 1,3 1,2 13,3 12,5 0,8 0,7 7157,7 3064,7 148,8 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-11 4Б 161/5-12 250 250 43,0 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4894,8 2093,1 144,6 65,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-12А 4О 179/5-12Б 300 300 42,6 42,9 42,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5502,5 2338,1 147,8 65,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/2 4О 146Б/3 400 400 24,4 298,9 298,2 0,0 0,0 1,9 1,8 0,7 0,7 3696,2 1584,0 149,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-2 4О 179/5-2-1 150 150 30,2 11,6 11,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2559,7 1101,1 148,7 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/7 4О 188А/8 400 400 99,7 106,8 106,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 15005,3 6428,4 148,5 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 161А 4О 160 600 600 115,5 1214,0 1281,8 0,4 0,5 3,8 4,0 1,3 1,3 23677,2 10146,8 149,9 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Севас16 4О 161/6-2 150 150 20,5 42,1 42,1 0,1 0,1 6,6 6,2 0,7 0,7 1751,6 750,6 149,2 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О ш п 4О 179/5-2Б 400 400 22,7 135,8 135,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 3401,2 1457,6 148,7 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/1 4О 161/2 500 500 18,4 372,9 298,1 0,0 0,0 0,9 0,6 0,6 0,4 3246,0 1391,1 149,9 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 162 4О 162А 600 600 72,8 1587,1 1579,7 0,5 0,4 6,5 6,1 1,7 1,6 14916,5 6392,6 149,9 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-12Б 4О 179/5-12В 300 300 13,4 42,9 42,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1713,1 734,1 147,7 65,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 149 4О тв-Ком1(Р 150 150 143,6 20,6 20,6 0,2 0,2 1,6 1,5 0,4 0,3 12295,9 5241,9 149,7 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/2-3 4О 161/2-4 250 250 59,3 29,2 29,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7031,3 3011,5 149,1 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О ВТ-2 4О ВТ-3 800 800 26,1 2653,8 2642,5 0,1 0,1 4,0 3,7 1,6 1,5 6633,9 2843,1 150,0 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/4 4О 179/4А 400 400 9,4 154,8 154,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 1409,4 604,2 149,4 67,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-19 4О 179/5-20 150 150 41,7 17,4 17,4 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 3404,0 1458,1 143,1 65,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/11В 4О 146Б/12 400 400 99,9 140,8 140,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 15077,1 6459,8 148,8 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-12В 4О 179/5-13 300 300 23,4 42,9 42,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3000,4 1285,7 147,7 65,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-13А 4О 179/5-13Б 300 300 207,2 28,9 28,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 26385,8 11279,7 146,4 65,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-20 4О 179/5-21 150 150 63,4 17,4 17,4 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 5169,7 2213,8 143,0 65,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 173 4О 174 500 500 54,7 744,9 743,2 0,2 0,2 3,7 3,5 1,1 1,1 9649,7 4135,4 149,8 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 170 4О 170/1 400 400 95,2 17,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14427,2 6086,8 149,9 65,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 167/3 4О 167/4 200 200 27,8 149,2 149,2 0,5 0,5 18,4 17,3 1,4 1,3 2929,6 1255,5 149,8 69,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 147/1 4О 147/2 150 150 24,4 42,1 42,1 0,2 0,2 6,6 6,2 0,7 0,7 2090,9 896,0 149,5 69,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/8 4О 146Б/8А 250 250 60,7 72,2 72,2 0,1 0,1 1,3 1,3 0,4 0,4 7182,6 3077,4 149,1 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О Пер Д1 4О тв-Лепсе3 65 65 12,3 14,3 14,3 0,8 0,7 61,8 58,0 1,3 1,2 754,9 323,5 149,0 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/12 4О 170/11 250 250 113,2 99,7 99,4 0,3 0,3 2,5 2,4 0,6 0,6 13424,2 5751,1 149,4 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 183 4О 185 300 300 83,9 25,2 25,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11041,1 4725,2 149,4 69,5
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3.1.3_РК Відрадний 4О 166 4О 166А 600 600 103,0 1066,3 1063,3 0,3 0,3 2,9 2,7 1,1 1,1 21072,8 9030,7 150,0 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-2-2 4О 179/5-2-2А 150 150 75,7 11,6 11,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 6429,7 2751,5 148,1 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-6 4О 179/5-7 300 300 32,4 108,3 107,9 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 4202,8 1801,0 148,3 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/2Б 4О 179/3 400 400 28,6 348,9 347,4 0,1 0,1 2,6 2,5 0,8 0,8 4323,1 1852,7 149,5 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12 4О 146Б/12-1 250 250 66,3 41,8 41,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 7822,8 3347,5 148,7 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Виб69 4О 146Б/15 200 200 18,8 66,9 66,8 0,1 0,1 3,7 3,5 0,6 0,6 1959,7 839,8 148,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-2 4О 146Б/12-2А 250 250 58,3 58,0 57,9 0,1 0,0 0,9 0,8 0,4 0,3 6867,0 2939,8 148,2 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/8-1 4О 146Б/8-2 125 125 5,2 38,9 38,8 0,1 0,1 14,7 13,8 1,0 0,9 424,0 181,6 148,9 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/4А 4О 179/4Б 400 400 50,2 154,8 154,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 7563,6 3241,1 149,4 67,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4 4О 148/5 300 300 117,5 82,5 82,4 0,1 0,1 0,7 0,6 0,4 0,3 15418,0 6603,8 149,2 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-9 4О 148/4-10 250 250 60,7 32,8 32,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7143,4 3059,7 148,4 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-4Б 4О 146Б/12-5 200 200 10,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1029,5 441,2 147,2 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/18 4О 146Б/19 200 200 150,3 66,8 66,8 0,6 0,5 3,7 3,5 0,6 0,6 15645,2 6700,8 148,1 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 166А 4О 167 600 600 168,7 1066,2 1063,3 0,5 0,5 2,9 2,7 1,1 1,1 34515,8 14791,2 149,9 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 169 4О 170 500 500 17,6 828,7 826,5 0,1 0,1 4,6 4,3 1,3 1,2 3113,5 1334,2 149,9 68,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-21 4О 179/5-22 150 150 68,6 17,4 17,4 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 5594,3 2395,4 142,7 65,8

3.1.3_РК Відрадний 4Б 161/5-12 4Б 161/5-13 250 250 76,9 6,1 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8744,4 3732,7 143,9 66,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-7 4О 148/4-8 250 250 26,1 61,9 61,7 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 3086,6 1322,6 148,8 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/2А 4О 179/2Б 400 400 21,2 348,9 347,4 0,1 0,1 2,6 2,5 0,8 0,8 3202,0 1372,2 149,5 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/12-1 4О 146Б/12-2 250 250 47,8 41,8 41,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 5627,2 2408,8 148,5 68,6

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-16 4О 179/5-17 150 150 47,5 6,2 6,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3880,3 1678,3 143,1 66,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/2 4О 148/2А 400 400 18,1 242,5 242,0 0,0 0,0 1,3 1,2 0,6 0,5 2750,1 1178,6 149,5 69,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/2-4 4О 161/2-5 250 250 15,3 29,2 29,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1811,8 776,3 148,9 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 150А 4О 149А 600 600 77,0 680,0 677,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,7 0,7 15769,8 6758,1 149,7 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/6-2А 4О 161/6-3А 150 150 71,8 32,0 32,0 0,3 0,3 3,8 3,6 0,5 0,5 6144,7 2632,1 149,2 69,3

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/2 4О 179/2А 400 400 44,1 348,9 347,3 0,1 0,1 2,6 2,5 0,8 0,8 6661,1 2854,6 149,6 68,1

3.1.3_РК Відрадний 4О 163 4О 162 600 600 198,5 1587,3 1579,5 1,3 1,2 6,5 6,1 1,7 1,6 40679,8 17433,0 150,0 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 161 4О 161/1 500 500 47,9 373,0 298,0 0,0 0,0 0,9 0,6 0,6 0,4 8482,0 3631,7 149,9 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Страж7 4О тв-Страж5 150 150 41,2 48,7 48,6 0,4 0,3 8,9 8,3 0,8 0,8 3529,7 1512,4 149,5 69,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 146Б/1 4О 146Б/2 400 400 61,3 299,0 298,1 0,1 0,1 1,9 1,8 0,7 0,7 9285,3 3979,1 149,5 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 161/2 4О 161/2А 100 100 163,4 12,2 12,2 0,8 0,7 4,7 4,4 0,5 0,4 12100,4 5179,6 149,9 69,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-5-2 4О 179/5-5-2А 150 150 24,4 27,4 27,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,5 0,4 2065,0 884,8 147,7 68,5

3.1.3_РК Відрадний 4О 164А 4О 163А 600 600 8,1 1587,3 1579,5 0,1 0,0 6,5 6,1 1,7 1,6 1664,4 713,3 150,0 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Лепс5А 4О тв-Лепсе5А 100 100 16,6 14,3 14,3 0,1 0,1 6,4 6,1 0,6 0,5 1223,5 524,3 148,7 69,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 174 4П1 тв-Лепс79Г 100 100 60,8 25,5 25,5 1,2 1,2 20,5 19,3 1,0 0,9 4489,9 1935,7 149,8 69,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/4 4О 188А/3-1 250 250 65,2 42,1 42,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,2 7677,3 3277,1 148,6 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-2 4О 179/5-2А 400 400 30,7 135,9 135,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 4606,1 1973,1 148,7 67,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 158 4О 157 600 600 59,4 1108,0 1178,6 0,2 0,2 3,2 3,4 1,2 1,2 12172,0 5216,4 149,9 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 188А/3-3 4О 188А/3-4 150 150 122,9 10,7 10,7 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 10144,6 4336,3 145,0 66,2

3.1.3_РК Відрадний 4О 163А 4О 163 600 600 45,8 1587,3 1579,5 0,3 0,3 6,5 6,1 1,7 1,6 9377,4 4018,8 150,0 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-22 4О 179/5-23 150 150 52,8 17,4 17,4 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 4304,6 1843,5 142,3 65,9

3.1.3_РК Відрадний 4О ЦТП-Метал1 4О 146Б/8-1 200 200 18,1 72,2 72,2 0,1 0,1 4,3 4,1 0,7 0,7 1887,7 808,9 148,9 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/5-1 4О 170/5-2 100 100 169,2 8,5 8,5 0,4 0,4 2,3 2,2 0,3 0,3 12109,6 5169,4 145,7 66,4

3.1.3_РК Відрадний 4О 148/4-6 4О 148/4-7 250 250 12,3 61,9 61,7 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 1448,8 620,9 148,9 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-12А 4О 179/5-12А1 200 200 34,2 44,9 44,9 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 3520,1 1520,0 147,8 68,8

3.1.3_РК Відрадний 4О 149 4О 148 600 600 109,1 659,3 657,5 0,1 0,1 1,1 1,1 0,7 0,7 22336,5 9573,0 149,7 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 164 4О 164А 600 600 33,7 1587,3 1579,5 0,2 0,2 6,5 6,1 1,7 1,6 6893,4 2956,0 150,0 68,9

3.1.3_РК Відрадний 4О 159/1А 4О 159/5 400 400 98,3 105,8 103,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 14892,9 6380,3 149,7 68,7

3.1.3_РК Відрадний 4О 157/6-1 4О 157/6 250 250 145,0 114,8 40,6 0,5 0,1 3,4 0,4 0,7 0,2 17190,3 7368,4 149,5 69,0

3.1.3_РК Відрадний 4О тв-Відр36Б 4О 179/9 150 150 128,9 42,5 42,5 0,9 0,8 6,8 6,4 0,7 0,7 10941,3 4685,9 147,9 68,9
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3.1.3_РК Відрадний 4О 179/5-13Б 4О 179/5-13В 250 250 35,9 28,9 28,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4114,0 1762,4 145,5 66,0

3.1.3_РК Відрадний 4О 170/1 4О 170/2 400 400 47,0 17,0 16,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7005,1 2998,8 149,0 66,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/5-3 4Н2 207/5-4 400 400 51,3 70,6 70,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7737,7 3315,2 148,7 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 308А/3 4Н3 308А/4 200 200 136,7 189,3 189,2 4,1 3,8 29,6 27,8 1,8 1,7 14341,0 6144,9 149,5 69,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 108 4Н1 109 500 500 34,8 661,1 659,6 0,1 0,1 2,9 2,8 1,0 1,0 6156,6 2638,5 149,8 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 307А 4Н3 307Б 400 400 37,2 504,8 503,9 0,2 0,2 5,5 5,2 1,2 1,1 5645,2 2419,3 149,6 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 307Б 4Н3 308А 400 400 9,7 504,8 504,0 0,1 0,1 5,5 5,2 1,2 1,1 1468,2 629,2 149,6 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 227 4Н2 226 300 300 85,2 12,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 10967,2 4688,9 147,3 67,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 228 4Н2 227 300 300 44,4 12,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5721,1 2448,9 147,7 67,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 131 4Н1 130 300 300 36,9 41,3 41,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4792,2 2053,2 147,5 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 112/1 4Н1 112/2 250 250 73,5 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8554,8 3658,0 147,8 67,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 321 4Н3 322 250 250 90,2 149,6 149,5 0,5 0,5 5,7 5,4 0,9 0,9 10683,9 4575,3 149,0 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 320 4Н3 321 250 250 58,2 208,7 208,5 0,6 0,6 11,1 10,5 1,3 1,2 6886,4 2951,1 149,0 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 201/1А 4Н2 201/1 150 150 42,6 51,2 51,1 0,4 0,4 9,8 9,2 0,9 0,8 3653,4 1565,5 149,8 69,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2-1А 4Н1 109/2-2А 300 300 92,7 331,6 330,9 1,0 0,9 10,8 10,1 1,4 1,3 12182,1 5220,4 149,7 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/6 4Н2 204/7 300 300 204,8 200,8 200,4 0,8 0,8 4,0 3,7 0,9 0,8 26874,2 11513,4 149,5 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ШП 4Н2 222А/5 300 300 65,3 46,3 46,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8507,4 3644,2 147,9 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 207/6 4Н2 207/6-1 100 100 61,1 20,5 20,5 0,8 0,8 13,3 12,5 0,8 0,7 4524,6 1938,0 149,4 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 308А/5 4Н3 БН КОТОВ47 150 150 78,4 34,6 34,6 0,4 0,3 4,5 4,2 0,6 0,6 6716,7 2877,4 149,3 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/5А 4Н2 ТВР207/6 200 200 85,6 88,8 88,8 0,6 0,5 6,5 6,1 0,9 0,8 8962,3 3849,1 149,5 69,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР115А 4Н1 ТВР117А 300 300 62,1 111,1 110,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 8142,1 3488,8 149,4 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 309 4Н3 Т.ВР.311А 400 400 111,2 315,4 314,8 0,2 0,2 2,2 2,0 0,8 0,7 16868,1 7228,2 149,5 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 228А 4Н2 228 300 300 37,2 12,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4795,6 2053,1 148,1 66,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/6 4Н2 207/6 100 100 8,1 20,5 20,5 0,1 0,1 13,3 12,5 0,8 0,7 599,7 256,9 149,4 69,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 СТЕЦ 9 4Н2 СТЕЦ 11 100 100 80,2 24,7 24,7 1,5 1,4 19,2 18,0 0,9 0,9 5945,2 2546,3 149,4 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-3 4Н1 109/10-2 300 300 118,0 193,6 193,2 0,4 0,4 3,7 3,5 0,8 0,8 15466,8 6625,3 149,3 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/15-1 4Н1 109/15-2 250 250 75,6 49,9 49,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 8926,9 3824,0 148,4 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/14а 4Н2 204/15 300 300 168,1 122,1 122,0 0,2 0,2 1,5 1,4 0,5 0,5 21988,8 9419,9 148,7 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-1 4Н1 109/10А 300 300 27,6 193,6 193,3 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 3616,0 1549,6 149,1 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222А/3А 4Н2 222А/4 300 300 118,5 115,5 115,1 0,2 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 15467,4 6626,5 148,7 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/12 4Н1 БАУМ 28/2 200 200 62,2 160,7 160,5 1,3 1,2 21,3 20,0 1,5 1,4 6492,3 2782,1 149,0 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР114Б 4Н1 ТВР115А 300 300 38,6 111,1 110,8 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 5063,6 2169,8 149,4 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/14 4Н2 204/14а 300 300 14,5 122,9 122,8 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 1889,8 809,9 148,7 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 212 4Н2 213 400 400 70,2 467,7 466,5 0,3 0,3 4,8 4,4 1,1 1,1 10665,0 4570,4 149,7 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-8 4Н1 109/10-7 300 300 82,9 231,1 230,6 0,4 0,4 5,3 4,9 1,0 0,9 10879,0 4658,6 149,4 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 201 4Н2 203 600 600 412,8 1050,1 1046,1 1,2 1,1 2,9 2,7 1,1 1,0 84612,2 36252,9 150,0 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/2-1 4Н2 ТВР207/3 400 400 76,8 272,1 271,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,7 0,6 11665,9 4999,1 149,7 69,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2-1 4Н1 109/2-1А 300 300 88,4 331,6 330,8 1,0 0,9 10,8 10,1 1,4 1,3 11633,9 4982,0 149,8 69,0

3.1.4_РК_Нивки Вузол14 4Н2 Ш.О 600 600 108,2 1101,4 1097,2 0,3 0,3 3,1 2,9 1,2 1,1 22180,7 9503,4 150,0 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 307 4Н3 307А 400 400 65,5 504,8 503,9 0,4 0,3 5,5 5,2 1,2 1,1 9948,8 4263,5 149,6 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222А/4 4Н2 228А 300 300 37,6 12,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4910,3 2080,1 148,5 66,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР123А 4Н1 124А 300 300 54,1 49,0 48,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7037,4 3014,9 148,5 68,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 112/2 4Н1 112/3 250 250 92,4 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10731,8 4586,1 147,0 67,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222А 4Н2 223 400 400 36,6 76,5 76,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 5532,3 2376,9 149,1 69,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 201/3 4Н2 201/3a 150 150 55,2 51,2 51,2 0,5 0,5 9,8 9,2 0,9 0,8 4732,7 2027,8 149,5 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/4 4Н2 207/4А 400 400 49,2 159,6 158,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 7461,6 3197,4 149,6 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 318 4Н3 319 250 250 47,1 208,7 208,5 0,5 0,5 11,2 10,5 1,3 1,2 5574,2 2388,8 149,1 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/14 4Н1 109/15 250 250 83,1 133,4 133,2 0,4 0,4 4,6 4,3 0,8 0,8 9807,4 4202,3 148,7 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/10 4Н2 204/11 300 300 196,8 142,4 142,0 0,4 0,4 2,0 1,9 0,6 0,6 25766,0 11037,2 149,2 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР114А 4Н1 ТВР114Б 300 300 34,7 111,1 110,7 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 4546,4 1948,3 149,5 68,7

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 1996



3.1.4_РК_Нивки 4Н2 207/5-4 4Н2 ТВРТУП3 400 400 96,9 61,7 61,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 14615,8 6257,3 148,6 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 207/4А 4Н2 ТВР207/5А 400 400 91,8 159,6 159,0 0,1 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 13914,5 5962,0 149,6 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 223/5 4Н2 223/4 250 250 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6104,2 2616,1 147,8 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/14а 4Н2 ОЛЕКС 33 50 50 48,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,1 2572,2 1078,2 148,7 67,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР117А 4Н1 ТВР118А 300 300 41,3 111,1 110,8 0,1 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 5415,7 2320,7 149,3 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/5 4Н2 204/6 350 350 90,0 200,8 200,3 0,2 0,1 1,8 1,7 0,6 0,6 13142,8 5631,6 149,6 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 БАУМ 28/2 4Н1 109/13А 250 250 27,5 160,7 160,5 0,2 0,2 6,6 6,2 1,0 0,9 3250,1 1392,8 148,9 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-7 4Н1 109/10-6 300 300 32,5 231,1 230,6 0,2 0,2 5,3 4,9 1,0 0,9 4265,9 1828,2 149,4 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/11 4Н2 204/12 300 300 179,9 142,3 142,1 0,4 0,3 2,0 1,9 0,6 0,6 23542,2 10085,0 149,1 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР122А 4Н1 ТВР123А 300 300 130,7 49,0 48,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 17019,7 7287,3 148,8 68,0

3.1.4_РК_Нивки 2П1 2П1 4Н2 204/1 400 400 90,0 226,3 225,6 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 13676,7 5851,7 149,9 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 220б 4Н2 221 400 400 29,4 255,3 254,6 0,0 0,0 1,4 1,3 0,6 0,6 4451,4 1907,7 149,3 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 112 4Н1 112/1 250 250 153,0 10,2 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17896,8 7633,6 149,6 66,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 102 4Н1 103 500 500 141,9 806,6 804,6 0,6 0,6 4,4 4,1 1,2 1,2 25144,3 10775,3 150,0 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР112А 4Н1 112 200 200 6,4 10,2 10,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 663,2 281,1 149,6 66,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/12 4Н2 204/12ВБ 100 100 408,5 19,4 19,4 4,8 4,5 11,8 11,1 0,7 0,7 30099,1 12801,5 148,9 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/13а 4Н2 204/14 300 300 96,4 122,9 122,8 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 12610,9 5403,2 148,8 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 107 4Н1 108 500 500 94,6 661,2 659,5 0,3 0,3 2,9 2,8 1,0 1,0 16742,1 7174,7 149,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 201/2 4Н2 201/3 150 150 56,4 51,2 51,1 0,6 0,5 9,8 9,2 0,9 0,8 4839,3 2073,5 149,6 69,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 305 4Н3 305А 600 600 50,4 562,5 561,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,6 0,6 10328,3 4426,2 149,7 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/15 4Н2 204/16ВР 300 300 180,1 122,1 122,1 0,3 0,2 1,5 1,4 0,5 0,5 23543,3 10084,8 148,5 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 329 4Н3 330 250 250 48,9 60,0 60,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,3 5767,1 2471,0 148,5 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/4 4Н2 204/5 350 350 32,7 200,8 200,3 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,6 4774,4 2046,1 149,6 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 Ш.О. 4Н1 102 500 500 26,9 806,6 804,6 0,1 0,1 4,4 4,1 1,2 1,2 4756,8 2038,6 150,0 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/1 4Н2 204/2 400 400 70,8 200,9 200,2 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,5 10739,3 4599,0 149,8 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 210 4Н2 211 400 400 71,1 467,8 466,5 0,3 0,3 4,8 4,4 1,1 1,1 10797,0 4627,0 149,8 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 215 4Н2 216 400 400 65,1 377,9 376,8 0,2 0,2 3,1 2,9 0,9 0,9 9874,9 4231,8 149,6 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/15 4Н1 109/15-1 250 250 101,2 49,9 49,9 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 11945,5 5119,3 148,7 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 304 4Н3 305 600 600 246,8 562,7 561,1 0,2 0,2 0,8 0,8 0,6 0,6 50575,9 21670,2 149,8 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 124А 4Н1 124 300 300 43,7 49,0 48,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5686,5 2436,3 148,3 68,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 126 4Н1 127 300 300 245,7 31,1 30,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 31909,0 13609,6 147,9 68,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/9 4Н2 204/10 300 300 61,2 142,4 142,0 0,1 0,1 2,0 1,9 0,6 0,6 8011,7 3433,1 149,3 68,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222А/3 4Н2 222А/3А 300 300 99,9 115,5 115,1 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 13045,3 5589,2 148,8 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-2 4Н1 109/10-1 300 300 121,3 193,6 193,3 0,4 0,4 3,7 3,5 0,8 0,8 15892,9 6809,7 149,2 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 218 4Н2 218а 400 400 14,5 353,1 352,3 0,0 0,0 2,7 2,5 0,8 0,8 2199,4 942,6 149,5 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-6 4Н1 109/10-5 300 300 42,0 231,1 230,6 0,2 0,2 5,3 4,9 1,0 0,9 5503,6 2358,5 149,3 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-9 4Н1 109/10-8 300 300 81,9 278,4 277,9 0,6 0,6 7,6 7,1 1,2 1,1 10751,4 4607,3 149,4 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР118А 4Н1 ТВР119А 300 300 46,2 111,1 110,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 6050,2 2592,6 149,3 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 218а 4Н2 219 400 400 62,4 353,1 352,3 0,2 0,2 2,7 2,5 0,8 0,8 9461,9 4054,8 149,5 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 221 4Н2 221/БЛЮХ12 200 200 26,4 63,2 63,2 0,1 0,1 3,3 3,1 0,6 0,6 2758,9 1185,5 149,3 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-3 4Н1 109/10-3/3 150 150 209,0 37,4 37,4 1,1 1,0 5,3 4,9 0,6 0,6 17851,3 7652,0 149,3 69,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 Ш.О 4Н2 201 600 600 20,8 1101,3 1097,3 0,1 0,1 3,1 2,9 1,2 1,1 4271,8 1830,7 150,0 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 322 4Н3 323 250 250 28,5 149,6 149,5 0,2 0,2 5,7 5,4 0,9 0,9 3369,3 1443,9 148,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР113А 4Н1 ТВР114А 300 300 66,0 111,1 110,7 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 8649,1 3706,0 149,6 68,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/13 4Н2 204/13а 300 300 20,6 122,9 122,8 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 2691,1 1153,3 148,8 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/8 4Н2 204/9 300 300 42,9 142,4 142,0 0,1 0,1 2,0 1,9 0,6 0,6 5616,2 2406,7 149,3 68,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/12 4Н2 204/13 300 300 91,3 122,9 122,7 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 11941,1 5119,0 148,9 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222А/4 4Н2 222А/4А 300 300 142,7 46,3 46,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 18627,0 7969,8 148,5 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР121А 4Н1 ТВР122А 300 300 41,4 49,0 48,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5391,0 2309,8 148,9 67,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 106А 4Н1 107 500 500 6,7 661,2 659,5 0,0 0,0 2,9 2,8 1,0 1,0 1178,7 505,2 149,9 69,1
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3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2-3А 4Н1 109/2-3б 300 300 69,6 278,5 277,9 0,5 0,5 7,6 7,1 1,2 1,1 9144,6 3916,0 149,7 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10 4Н1 109/12 250 250 114,8 160,7 160,5 0,8 0,7 6,6 6,2 1,0 0,9 13568,6 5813,8 149,0 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 124 4Н1 ТВР124Б 300 300 28,2 49,0 48,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3666,4 1571,0 148,2 68,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/3 4Н1 109/4 300 300 33,6 46,8 46,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 4422,0 1894,7 149,7 69,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/7 4Н2 204/8 300 300 31,9 142,4 142,0 0,1 0,1 2,0 1,9 0,6 0,6 4183,9 1790,2 149,4 68,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 330 4Н3 330А 250 250 87,8 60,0 60,0 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,3 10363,3 4439,3 148,4 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР112Б 4Н1 ТВР113А 300 300 30,7 111,2 110,7 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 4019,5 1722,5 149,6 68,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 315 4Н3 316 350 350 76,8 250,0 249,8 0,2 0,2 2,7 2,6 0,8 0,7 11205,9 4802,0 149,2 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-4 4Н1 109/10-3 300 300 63,8 231,1 230,6 0,3 0,3 5,3 4,9 1,0 0,9 8362,9 3583,8 149,3 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 106 4Н1 106А 500 500 104,1 661,2 659,5 0,3 0,3 2,9 2,8 1,0 1,0 18423,1 7895,0 149,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР124Б 4Н1 ТВР125А 300 300 26,9 48,9 48,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3488,9 1495,0 148,1 68,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10-5 4Н1 109/10-4 300 300 12,4 231,1 230,6 0,1 0,1 5,3 4,9 1,0 0,9 1628,6 697,9 149,3 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2А 4Н1 109/3 300 300 39,6 46,8 46,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5209,2 2233,0 149,8 69,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/6 4Н2 ТВР207/7 200 200 113,7 68,3 68,3 0,4 0,4 3,9 3,6 0,7 0,6 11923,9 5108,2 149,4 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 214 4Н2 215 400 400 70,5 377,9 376,8 0,2 0,2 3,1 2,9 0,9 0,9 10695,2 4583,3 149,7 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/2 4Н2 204/2А 400 400 11,8 200,9 200,3 0,0 0,0 0,9 0,8 0,5 0,5 1782,9 764,1 149,8 68,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 326 4Н3 327 250 250 43,8 149,6 149,5 0,3 0,2 5,7 5,4 0,9 0,9 5178,2 2219,0 148,7 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 105А 4Н1 106 500 500 29,7 661,2 659,5 0,1 0,1 2,9 2,8 1,0 1,0 5262,1 2255,1 149,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 201/3a 4Н2 201/4 150 150 102,0 51,2 51,2 1,0 0,9 9,8 9,2 0,9 0,8 8743,0 3745,3 149,4 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 308А/5 4Н3 Т.ВР308А/6 200 200 337,7 154,7 154,6 6,7 6,3 19,8 18,6 1,5 1,4 35398,1 15160,9 149,3 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 101 4Н1 101А 150 150 30,0 44,6 44,6 0,2 0,2 7,5 7,0 0,8 0,7 2576,4 1107,1 150,0 69,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 323 4Н3 324 250 250 65,7 149,6 149,5 0,4 0,4 5,7 5,4 0,9 0,9 7767,4 3328,4 148,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки Вузол14 4Н1 101 600 600 49,6 851,3 849,1 0,1 0,1 1,9 1,8 0,9 0,9 10163,6 4357,1 150,0 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 306А 4Н3 307 400 400 75,1 504,8 503,9 0,4 0,4 5,5 5,2 1,2 1,1 11407,2 4888,5 149,6 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2-2А 4Н1 109/2-3А 300 300 132,6 331,6 330,9 1,4 1,3 10,8 10,1 1,4 1,3 17425,5 7467,0 149,7 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР112А 4Н1 ТВР112Б 300 300 33,2 111,2 110,7 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 4351,2 1866,5 149,6 68,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 316 4Н3 317 350 350 131,0 208,7 208,4 0,3 0,2 1,9 1,8 0,7 0,6 19127,4 8192,3 149,2 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 103 4Н1 #4 125 125 37,8 54,4 54,4 1,1 1,0 28,8 27,1 1,3 1,3 3125,9 1344,0 149,9 69,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 226 4Н2 225А 300 300 60,2 12,4 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 7724,0 3304,6 146,4 67,7

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/3-1 4Н2 ТВР207/4 400 400 50,7 159,6 158,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 7705,7 3296,0 149,7 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/5 4Н1 109/6 300 300 112,9 46,8 46,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 14852,3 6359,9 149,4 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/15 4Н1 109/16 200 200 83,1 41,4 41,2 0,1 0,1 1,4 1,3 0,4 0,4 8661,7 3698,3 148,7 68,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 306 (ШО) 4Н3 306А 600 600 8,1 504,8 503,9 0,0 0,0 0,7 0,6 0,5 0,5 1656,8 709,8 149,6 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 220 4Н2 220а 400 400 119,1 255,4 254,6 0,2 0,2 1,4 1,3 0,6 0,6 18068,4 7733,8 149,4 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 221/БЛЮХ12 4Н2 221/1 200 200 66,7 63,2 63,2 0,2 0,2 3,3 3,1 0,6 0,6 6992,1 2995,7 149,3 69,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2-5А 4Н1 109/2-6А 300 300 179,2 278,5 277,9 1,4 1,3 7,6 7,1 1,2 1,1 23531,7 10082,7 149,5 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 104 4Н1 105 500 500 34,5 752,1 750,3 0,1 0,1 3,8 3,6 1,2 1,1 6111,6 2619,2 149,9 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 103 4Н1 104 500 500 54,6 752,1 750,3 0,2 0,2 3,8 3,6 1,2 1,1 9665,1 4141,0 149,9 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР125А 4Н1 126 300 300 65,7 48,9 48,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8538,0 3657,4 148,1 68,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВРТУП3 4Н2 223/5 400 400 215,4 61,6 61,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 32445,4 13885,5 148,4 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/3 4Н2 ТВР207/3-1 400 400 29,4 272,1 271,4 0,0 0,0 1,6 1,5 0,7 0,6 4467,7 1914,6 149,7 69,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 216 4Н2 218 400 400 262,8 353,2 352,2 0,7 0,7 2,7 2,5 0,8 0,8 39885,4 17086,6 149,6 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 308А/1 4Н3 308А/2 250 250 24,3 189,3 189,2 0,2 0,2 9,2 8,6 1,2 1,1 2888,1 1237,7 149,5 69,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 101А 4Н1 101А/2 80 80 97,0 44,6 44,6 19,6 18,4 202,2 189,8 2,7 2,5 6446,1 2761,6 149,9 69,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 219 4Н2 220 400 400 82,8 353,1 352,3 0,2 0,2 2,7 2,5 0,8 0,8 12562,9 5383,6 149,5 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 303 4Н3 304 600 600 201,6 562,8 561,0 0,2 0,2 0,8 0,8 0,6 0,6 41310,5 17701,1 149,9 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/4 4Н1 109/5 300 300 69,3 46,8 46,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 9115,5 3904,6 149,6 69,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 216 4Н2 216/1 100 100 23,1 24,7 24,7 0,4 0,4 19,2 18,0 0,9 0,9 1709,6 733,7 149,6 69,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 211 4Н2 212 400 400 70,8 467,7 466,5 0,3 0,3 4,8 4,4 1,1 1,1 10750,7 4607,2 149,7 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 131А 4Н1 131 300 300 102,0 41,3 41,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 13254,4 5675,5 147,8 68,7
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3.1.4_РК_Нивки 2П1 2П1(204) 4Н2 205 600 600 11,1 823,4 821,0 0,0 0,0 1,8 1,6 0,9 0,8 2275,3 975,1 149,9 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 308А/2 4Н3 308А/3 200 200 93,7 189,3 189,2 2,8 2,6 29,6 27,8 1,8 1,7 9824,2 4209,8 149,5 69,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 301(Ш.О) 4Н3 302 600 600 12,0 581,0 578,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,6 0,6 2462,0 1055,1 149,9 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2-6А 4Н1 109/10-9 300 300 26,7 278,4 277,9 0,2 0,2 7,6 7,1 1,2 1,1 3508,7 1503,7 149,5 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 131Б 4Н1 131А 300 300 10,2 41,3 41,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1327,2 568,8 147,8 68,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/10А 4Н1 109/10 300 300 63,3 160,7 160,4 0,2 0,2 2,5 2,4 0,7 0,6 8288,8 3549,7 149,1 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 201 4Н2 201/1А 150 150 129,9 51,2 51,1 1,3 1,2 9,8 9,2 0,9 0,8 11141,0 4776,3 150,0 69,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 327 4Н3 328 250 250 57,7 60,0 60,0 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,3 6818,9 2917,7 148,7 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222А/2 4Н2 222А/3 300 300 161,3 115,5 115,1 0,2 0,2 1,3 1,2 0,5 0,5 21080,4 9030,0 149,0 68,6

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 314 4Н3 315 350 350 98,6 250,1 249,7 0,3 0,3 2,7 2,6 0,8 0,7 14404,2 6172,3 149,3 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 Т.ВР.311А 4Н3 Т.ВР.311Б 400 400 4,3 315,3 314,8 0,0 0,0 2,2 2,0 0,8 0,7 650,9 279,0 149,4 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/2А 4Н2 204/3 400 400 99,9 200,9 200,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,5 0,5 15147,0 6490,3 149,7 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 312 4Н3 313 400 400 79,8 280,4 280,0 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 12094,8 5182,9 149,4 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР119А 4Н1 ТВР120А 300 300 48,9 111,1 110,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 6399,0 2742,0 149,2 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2-3б 4Н1 109/2-5А 300 300 163,8 278,5 277,9 1,3 1,2 7,6 7,1 1,2 1,1 21503,7 9214,0 149,6 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 308А 4Н3 308А/1 250 250 59,2 189,3 189,2 0,5 0,5 9,2 8,6 1,2 1,1 7024,9 3012,2 149,6 69,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/1 4Н2 ТВР207/2-1 400 400 58,5 272,1 271,3 0,1 0,1 1,6 1,5 0,7 0,6 8891,6 3810,3 149,8 69,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР120А 4Н1 ТВР121А 300 300 83,4 49,0 48,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10920,9 4654,4 149,2 67,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 317 4Н3 318 250 250 27,9 208,7 208,5 0,3 0,3 11,2 10,5 1,3 1,2 3300,6 1414,5 149,1 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 203А 4Н2 203Б 600 600 41,4 1049,8 1046,5 0,1 0,1 2,9 2,7 1,1 1,0 8481,5 3634,9 149,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 132 4Н1 131Б 300 300 67,9 41,3 41,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8829,1 3781,7 148,1 68,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 203 4Н2 203А 600 600 60,7 1049,9 1046,4 0,2 0,2 2,9 2,7 1,1 1,0 12428,6 5326,4 149,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/5А 4Н2 207/5 400 400 14,2 70,7 70,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 2149,8 918,5 149,5 68,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222 4Н2 222А 400 400 101,4 192,0 191,5 0,1 0,1 0,8 0,8 0,5 0,4 15331,3 6569,2 149,2 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 Т.ВР.312А 4Н3 Т.ВР.312Б 400 400 8,4 280,4 279,9 0,0 0,0 1,7 1,6 0,7 0,6 1277,0 547,3 149,4 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 324 4Н3 325 250 250 22,2 149,6 149,5 0,1 0,1 5,7 5,4 0,9 0,9 2624,6 1124,8 148,8 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 201/1 4Н2 201/2 150 150 69,9 51,2 51,1 0,7 0,6 9,8 9,2 0,9 0,8 5995,5 2568,7 149,7 69,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 221 4Н2 222 400 400 132,6 192,1 191,4 0,1 0,1 0,8 0,8 0,5 0,4 20076,5 8593,9 149,3 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 207/5 4Н2 ТВР207/5-1 400 400 51,6 70,7 70,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7800,1 3341,9 149,5 68,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 225А 4Н2 БН ТУП11Е 150 150 47,8 12,4 12,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 3993,6 1710,0 145,8 67,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 127 4Н1 127/1 200 200 74,7 31,0 31,0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,3 7700,6 3298,0 146,9 68,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 302 4Н3 302А 600 600 75,9 562,9 560,9 0,1 0,1 0,8 0,8 0,6 0,6 15552,8 6664,2 149,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 308 4Н3 Т.ВР.309А 400 400 85,9 315,4 314,8 0,2 0,2 2,2 2,0 0,8 0,7 13041,2 5588,5 149,6 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 Т.ВР.311Б 4Н3 311 400 400 42,0 280,4 279,9 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 6369,4 2728,7 149,4 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/16 4Н1 109/17 300 300 70,5 41,4 41,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 9184,0 3933,6 148,5 68,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 207 4Н2 208 400 400 45,0 467,8 466,4 0,2 0,2 4,8 4,4 1,1 1,1 6839,5 2929,6 149,8 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 216/1 4Н2 СТЕЦ 9 100 100 40,6 24,7 24,7 0,8 0,7 19,2 18,0 0,9 0,9 3007,3 1288,4 149,5 69,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 105 4Н1 105А 500 500 38,4 661,2 659,5 0,1 0,1 2,9 2,8 1,0 1,0 6803,9 2914,4 149,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/17 4Н1 132 300 300 59,6 41,3 41,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7753,5 3321,2 148,2 68,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР110Б 4Н1 ТВР111 300 300 101,2 140,9 140,3 0,2 0,2 2,0 1,8 0,6 0,6 13279,6 5689,8 149,8 68,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 207 4Н2 ТВР207/1 400 400 87,0 272,1 271,3 0,1 0,1 1,6 1,5 0,7 0,6 13221,4 5665,2 149,8 69,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222А/4А 4Н2 ШП 300 300 66,0 46,3 46,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8602,9 3685,1 148,1 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 305А 4Н3 306 600 600 80,2 562,5 561,3 0,1 0,1 0,8 0,8 0,6 0,6 16421,6 7037,3 149,7 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 313А 4Н3 314 400 400 27,6 250,1 249,7 0,0 0,0 1,4 1,3 0,6 0,6 4180,3 1791,5 149,3 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 308А/4 4Н3 308А/5 200 200 147,3 189,3 189,2 4,4 4,1 29,6 27,8 1,8 1,7 15442,2 6616,6 149,4 69,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/13А 4Н1 109/13 250 250 7,7 133,4 133,2 0,0 0,0 4,6 4,3 0,8 0,8 907,6 388,8 148,9 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 206 4Н2 206а 600 600 56,7 823,4 821,0 0,1 0,1 1,8 1,6 0,9 0,8 11618,0 4979,0 149,8 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР110А 4Н1 ТВР110Б 300 300 21,3 140,9 140,3 0,0 0,0 2,0 1,8 0,6 0,6 2798,0 1199,1 149,8 68,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222А/1 4Н2 222А/2 300 300 84,9 115,5 115,1 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 11091,9 4752,4 149,0 68,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2А 4Н1 109/2 300 300 26,2 396,8 396,0 0,4 0,4 15,5 14,5 1,7 1,6 3447,3 1477,3 149,8 69,1
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3.1.4_РК_Нивки 4Н3 Т.ВР.309А 4Н3 309 400 400 12,0 315,4 314,8 0,0 0,0 2,2 2,0 0,8 0,7 1821,0 780,4 149,5 69,2

3.1.4_РК_Нивки Вузол14 4Н3 301(Ш.О) 600 600 161,9 581,1 578,7 0,1 0,1 0,9 0,8 0,6 0,6 33201,3 14226,3 150,0 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109 4Н1 109/1 300 300 28,3 443,7 442,8 0,5 0,5 19,4 18,1 1,9 1,8 3725,8 1597,1 149,8 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 311 4Н3 Т.ВР.312А 400 400 38,1 280,4 279,9 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 5774,0 2474,4 149,4 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 306 4Н3 306 (ШО) 600 600 113,7 562,5 561,4 0,1 0,1 0,8 0,8 0,6 0,6 23283,8 9977,7 149,7 69,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 203Б 2П1 2П1 600 600 77,7 1049,8 1046,5 0,2 0,2 2,9 2,7 1,1 1,0 15917,6 6821,5 149,9 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109 4Н1 ТВР110А 300 300 28,0 140,9 140,3 0,1 0,1 2,0 1,8 0,6 0,6 3687,6 1575,8 149,8 68,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 308А 4Н3 308 400 400 42,3 315,4 314,7 0,1 0,1 2,2 2,0 0,8 0,7 6414,8 2748,0 149,6 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 206а 4Н2 207 600 600 39,6 823,3 821,1 0,1 0,1 1,8 1,6 0,9 0,8 8112,6 3476,7 149,8 69,3

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 325 4Н3 326 250 250 91,4 149,6 149,5 0,5 0,5 5,7 5,4 0,9 0,9 10813,8 4633,6 148,8 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 328 4Н3 329 250 250 64,7 60,0 60,0 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,3 7637,8 3272,2 148,6 69,0

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/13 4Н1 109/14 250 250 165,7 133,4 133,2 0,8 0,7 4,6 4,3 0,8 0,8 19572,9 8385,1 148,9 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/5-1 4Н2 ТВР207/5-2 400 400 66,3 70,7 70,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10015,8 4290,9 149,4 68,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 ТВР207/5-2 4Н2 ТВР207/5-3 400 400 232,5 70,7 70,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 35121,3 15031,9 149,2 68,7

3.1.4_РК_Нивки 2П1 2П1 2П1 2П1(204) 600 600 19,8 823,4 821,0 0,0 0,0 1,8 1,6 0,9 0,8 4057,1 1739,5 149,9 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 223 4Н2 224 300 300 78,6 76,5 76,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 10323,9 4422,9 149,1 69,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 313 4Н3 313А 400 400 47,4 250,1 249,7 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 7183,9 3077,7 149,3 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 209 4Н2 210 400 400 70,2 467,8 466,5 0,3 0,3 4,8 4,4 1,1 1,1 10662,4 4569,3 149,8 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 112/3 будинок житловий 65 65 77,7 10,2 10,2 2,4 2,3 31,2 29,4 0,9 0,9 4646,9 1989,0 145,9 67,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 ТВР111 4Н1 ТВР112А 300 300 62,5 121,4 120,8 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 8193,4 3507,3 149,7 68,4

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 220а 4Н2 220б 400 400 26,1 255,3 254,6 0,0 0,0 1,4 1,3 0,6 0,6 3957,8 1696,1 149,4 68,9

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 Т.ВР.312Б 4Н3 312 400 400 76,2 280,4 279,9 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 11551,7 4950,2 149,4 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 208 4Н2 209 400 400 70,0 467,8 466,5 0,3 0,3 4,8 4,4 1,1 1,1 10631,2 4555,9 149,8 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 205 4Н2 206 600 600 67,2 823,4 821,0 0,1 0,1 1,8 1,6 0,9 0,8 13768,8 5900,6 149,9 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 204/3 4Н2 204/4 350 350 117,9 200,9 200,3 0,2 0,2 1,8 1,7 0,6 0,6 17210,9 7374,4 149,7 68,8

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 213 4Н2 214 400 400 69,0 377,9 376,8 0,2 0,2 3,1 2,9 0,9 0,9 10483,6 4489,4 149,7 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 101 4Н1 Ш.О. 600 600 62,7 806,6 804,5 0,1 0,1 1,7 1,6 0,9 0,8 12859,4 5510,1 150,0 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 302А 4Н3 303 600 600 91,5 562,9 560,9 0,1 0,1 0,8 0,8 0,6 0,6 18753,1 8036,3 149,9 69,2

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/1 4Н1 109/2А 300 300 77,1 443,7 442,8 1,5 1,4 19,4 18,1 1,9 1,8 10143,9 4347,1 149,8 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н2 222А 4Н2 222А/1 300 300 76,8 115,5 115,1 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 10053,4 4299,9 149,1 68,5

3.1.4_РК_Нивки 4Н1 109/2 4Н1 109/2-1 300 300 51,7 396,8 396,0 0,8 0,7 15,5 14,5 1,7 1,6 6804,6 2916,1 149,8 69,1

3.1.4_РК_Нивки 4Н3 319 4Н3 320 250 250 53,7 208,7 208,5 0,6 0,6 11,2 10,5 1,3 1,2 6355,3 2723,5 149,0 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/14 4Б1 133/15 400 400 26,2 57,7 57,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3920,0 1679,7 147,7 67,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/12 4Б2 204/13 400 400 68,5 183,4 179,1 0,1 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 10382,2 4438,3 149,6 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 2П-1ТМ1 4Б1 106А 700 700 105,4 2328,1 2219,7 0,7 0,6 6,2 5,3 1,8 1,6 24105,4 10330,6 149,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 140 4Б1 141 600 600 140,0 305,8 306,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 28605,1 12242,7 149,4 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119/3 4Б1 119/4 200 200 39,7 112,2 112,2 0,4 0,4 10,4 9,8 1,1 1,0 4177,3 1790,1 149,6 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/11 4Б1 ЦТП-Сос10А 200 200 41,5 86,4 86,4 0,3 0,2 6,2 5,8 0,8 0,8 4314,5 1854,6 148,5 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/10 4Б2 254/11 300 300 110,3 175,2 175,0 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,7 14411,3 6174,9 148,6 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106/2А 4Б1 106/2 300 300 136,5 215,5 69,4 0,6 0,1 4,6 0,4 0,9 0,3 18028,6 7726,5 149,7 69,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/4 4Б2 250/5 300 300 9,8 308,3 307,9 0,1 0,1 9,3 8,8 1,3 1,2 1291,6 553,5 149,3 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204 4Б2 204/1 400 400 72,5 610,9 657,4 0,6 0,6 8,1 8,8 1,5 1,5 11021,7 4723,8 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133 4Б1 133/1 400 400 32,2 231,3 230,5 0,0 0,0 1,2 1,1 0,6 0,5 4858,6 2081,7 149,0 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-127 4Б1 127 250 250 3,6 114,2 114,1 0,0 0,0 3,3 3,1 0,7 0,7 429,1 184,2 149,5 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/5 4Б2 204/5А 400 400 158,0 593,2 640,2 1,2 1,3 7,6 8,4 1,4 1,4 24015,2 10291,1 149,8 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/5-1 4Б1 103/5-1А 200 200 50,4 97,7 97,7 0,4 0,4 7,9 7,4 0,9 0,9 5299,9 2271,0 149,7 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/3-1 4Б2 ЦТП-Сим18 200 200 94,2 141,2 141,2 1,6 1,5 16,5 15,5 1,4 1,3 9866,8 4227,8 149,0 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Симир7 4Б2 257/1-1 200 200 17,6 122,3 122,3 0,2 0,2 12,4 11,6 1,2 1,1 1845,8 791,0 149,0 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119 4Б1 119/1 200 200 27,0 139,3 139,3 0,4 0,4 16,1 15,1 1,3 1,3 2826,9 1214,6 149,7 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 264/1-3 4Б2 264/1-4 100 100 91,2 52,1 52,1 7,8 7,3 85,1 80,0 2,0 1,9 6719,7 2878,9 148,5 69,2
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 219 4Б2 220 1000 1000 14,8 1973,7 2010,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 0,7 4420,7 1894,6 149,8 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 237 4Б2 237/1 300 300 44,9 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5890,7 2519,7 149,6 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 123/2А 4Б1 123/3 150 150 44,6 115,9 115,9 2,2 2,1 50,3 47,2 2,0 1,9 3822,7 1638,2 149,4 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/30 4Б1 142А 300 300 57,1 116,6 112,8 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 7432,3 3184,7 148,1 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 262 4Б2 263 400 400 79,8 310,6 333,4 0,2 0,2 2,1 2,3 0,7 0,8 12055,9 5166,3 148,9 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв103/6-1А 4Б1 103/6-2 200 200 23,2 39,5 39,5 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 2438,0 1044,9 149,6 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/6 4Б1 133/7 400 400 40,3 144,3 143,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 6078,6 2604,8 148,8 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 136 4Б1 135 500 500 146,7 184,7 73,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 25896,5 11099,1 149,4 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-127 4Б1 127/1А 600 600 15,7 615,7 699,6 0,0 0,0 1,0 1,2 0,7 0,7 3211,1 1375,8 149,5 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115А 4Б1 115/1 500 500 51,7 907,5 1027,6 0,3 0,3 5,5 6,7 1,4 1,5 9143,0 3918,3 149,8 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 208 4Б1 103/1 400 400 68,8 352,5 352,2 0,2 0,2 2,7 2,5 0,8 0,8 10451,9 4491,4 150,0 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/2 4Б1 126Б/3 250 250 40,3 103,9 103,8 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,6 4774,6 2046,0 149,2 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 1П-1 4Б1 115А 500 500 77,2 907,5 1027,6 0,4 0,5 5,5 6,7 1,4 1,5 13663,0 5855,3 149,8 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/5-2 4Б1 103/5-3 150 150 73,3 25,6 25,6 0,2 0,2 2,5 2,3 0,4 0,4 6293,2 2691,1 149,6 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/6-3 4Б1 103/6-5 150 150 25,2 39,5 39,5 0,1 0,1 5,9 5,5 0,7 0,6 2165,5 927,9 149,5 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 264/1 4Б2 ЦТП-Кор12Ж 200 200 13,3 90,4 90,4 0,1 0,1 6,8 6,3 0,9 0,8 1386,9 594,2 148,8 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/16 4Б2 204/17 400 400 29,5 183,4 179,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 4465,5 1913,6 149,4 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 149 4Б1 150 700 700 75,3 152,5 150,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 16984,7 7277,0 148,2 68,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/19 4Б2 204/20 300 300 32,8 118,4 114,3 0,0 0,0 1,4 1,2 0,5 0,5 4278,6 1833,5 149,1 67,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 128 4Б1 130 600 600 213,0 247,3 356,5 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 43525,6 18642,7 149,5 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/12 4Б2 254/13 300 300 36,8 175,1 175,0 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,7 4806,4 2059,7 148,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка П41 133/19Б 4Б1 133/20 400 400 45,0 57,6 57,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6707,9 2873,9 146,7 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 247 4Б2 248 700 700 62,3 1253,2 1272,6 0,1 0,1 1,8 1,8 1,0 0,9 14206,1 6088,2 149,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 269/1 4Б2 269/2 250 250 37,6 55,1 55,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 4407,3 1888,4 147,5 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119/5-1а 4Б1 119/5-2а 80 80 25,3 11,9 11,9 0,4 0,3 14,4 13,6 0,7 0,7 1667,1 714,2 149,1 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250 4Б2 250/1 300 300 34,0 308,3 307,9 0,3 0,3 9,4 8,8 1,3 1,2 4458,1 1913,2 149,3 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/7 4Б1 104/8 300 300 52,3 135,4 135,3 0,1 0,1 1,8 1,7 0,6 0,5 6896,4 2954,3 149,6 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/3 4Б1 133/4 400 400 37,1 144,3 143,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 5595,3 2397,7 148,9 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 220 4Б2 220А 1000 1000 124,2 1973,7 2010,7 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8 0,7 37122,9 15909,0 149,8 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 131 4Б1 134/8 300 300 17,6 102,7 105,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,4 0,4 2306,2 990,5 149,2 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/5-3 4Б1 ЦТП-Тулуз3 150 150 75,5 25,6 25,6 0,2 0,2 2,5 2,3 0,4 0,4 6472,9 2772,2 149,3 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4А 4Б1 115/5 600 600 63,4 888,6 777,1 0,1 0,1 2,0 1,5 1,0 0,8 12970,8 5558,7 149,6 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/7 4Б1 103/8 200 200 136,6 66,8 66,7 0,5 0,5 3,7 3,5 0,6 0,6 14323,9 6135,3 149,5 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 тв-269А 4Б2 269 400 400 110,9 3,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 16187,7 7124,5 142,5 68,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 107А 4Б1 108 700 700 19,1 2042,9 2219,9 0,1 0,1 4,8 5,3 1,6 1,6 4363,5 1870,0 149,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/13 4Б2 204/14 400 400 64,3 183,4 179,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 9728,3 4168,7 149,5 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/6 4Б2 250/7 300 300 113,9 231,5 231,2 0,6 0,6 5,3 4,9 1,0 0,9 14951,5 6406,7 149,2 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 127/1А 4Б1 128 600 600 57,1 615,7 699,6 0,1 0,1 1,0 1,2 0,7 0,7 11667,7 5000,2 149,5 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 140/3 4Б1 140/4 200 200 234,7 50,5 50,4 0,5 0,5 2,1 2,0 0,5 0,5 24557,2 10500,3 148,9 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/5 4Б2 ЦТП-ВКіл5А 200 200 12,9 76,8 76,8 0,1 0,1 4,9 4,6 0,7 0,7 1347,6 578,5 149,3 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 266 4Б2 266/1 200 200 60,5 68,2 68,1 0,2 0,2 3,8 3,6 0,7 0,6 6291,3 2698,0 148,5 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 248 4Б2 249 700 700 100,9 1253,1 1272,7 0,2 0,2 1,8 1,8 1,0 0,9 22999,4 9856,4 149,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106Б 4Б1 106 700 700 41,0 2328,0 2219,8 0,3 0,2 6,2 5,3 1,8 1,6 9367,5 4014,6 149,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 123/3 4Б1 123/4 150 150 50,6 115,9 115,9 2,5 2,4 50,3 47,2 2,0 1,9 4342,4 1860,8 149,4 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 114 4Б1 114А 700 700 31,4 1545,0 1723,3 0,1 0,1 2,7 3,2 1,2 1,3 7170,1 3072,7 149,8 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119/1 4Б1 119/2 200 200 41,5 139,3 139,3 0,7 0,6 16,1 15,1 1,3 1,3 4367,2 1871,5 149,6 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 266 4Б2 267 400 400 53,2 45,4 68,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 8014,3 3429,6 148,5 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/11 4Б1 133/12 400 400 166,3 57,8 57,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 25052,0 10673,5 148,5 67,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/1 4Б1 104/1а 150 150 90,8 55,2 55,2 1,0 1,0 11,4 10,7 0,9 0,9 7803,2 3346,9 149,9 69,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 137 4Б1 137/1 200 200 47,2 74,7 74,7 0,2 0,2 4,6 4,3 0,7 0,7 4945,9 2123,0 149,5 69,6
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/1А 4Б1 133/2А 200 200 53,4 86,9 86,9 0,3 0,3 6,2 5,9 0,8 0,8 5581,8 2391,8 148,7 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 114А 4Б1 114Б 700 700 86,4 1545,0 1723,3 0,2 0,3 2,7 3,2 1,2 1,3 19738,2 8458,9 149,8 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/5 4Б1 104/6 300 300 45,9 191,5 191,4 0,2 0,2 3,6 3,4 0,8 0,8 6045,5 2589,8 149,7 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/7 4Б2 254/8 300 300 100,0 175,2 174,9 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,7 13080,3 5604,7 148,8 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/9 4Б1 ЦТП-Зод72А 200 200 73,8 56,0 56,0 0,2 0,2 2,6 2,4 0,5 0,5 7733,7 3313,2 149,1 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 #210 4Б2 Пер в9 (1в 150 150 14,9 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1220,6 511,7 144,1 62,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 142А 4Б1 142 300 300 5,8 116,6 112,8 0,0 0,0 1,3 1,2 0,5 0,5 755,9 325,1 148,0 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 2П-2 4Б2 233 700 700 55,7 1264,4 1280,3 0,1 0,1 1,8 1,8 1,0 0,9 12719,5 5448,8 149,7 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106А 4Б1 106Б 700 700 8,7 2328,0 2219,8 0,1 0,0 6,2 5,3 1,8 1,6 1989,7 852,7 149,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 148 4Б1 149 700 700 26,9 152,5 150,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6055,3 2594,9 148,2 67,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 267 4Б2 ЦТП-Жол6В 250 250 87,4 42,4 42,4 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,2 10282,7 4414,4 148,3 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 155 4Б1 155А 700 700 69,5 49,3 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15448,2 6615,0 145,9 67,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/7 4Б1 126Б/8 200 200 36,3 61,8 61,8 0,1 0,1 3,2 3,0 0,6 0,6 3788,7 1623,5 148,8 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 237/1 4Б2 237/2 250 250 17,9 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2120,2 908,1 149,0 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/2 4Б1 104/2А 300 300 108,2 247,3 247,0 0,7 0,6 6,0 5,6 1,1 1,0 14266,5 6113,3 149,9 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/17 4Б2 ЦТП-Кол29А 200 200 39,2 64,9 64,9 0,1 0,1 3,5 3,3 0,6 0,6 4091,2 1762,5 149,4 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/8 4Б1 ІТП-Зо68/2 200 200 93,9 10,8 10,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 9842,0 4191,7 149,3 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 ПД(123/2) 4Б1 123/2А 150 150 33,9 116,0 115,9 1,7 1,6 50,3 47,2 2,0 1,9 2905,7 1245,2 149,5 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/20 4Б2 204/21 300 300 90,4 118,4 114,3 0,1 0,1 1,4 1,2 0,5 0,5 11793,4 5053,0 149,1 68,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/7 4Б1 133/8 400 400 41,3 144,3 143,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 6224,2 2667,2 148,7 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/1 4Б1 133/2 400 400 10,0 144,4 143,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 1510,8 646,5 149,0 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104 4Б1 104/1 300 300 40,4 302,5 302,1 0,4 0,3 9,0 8,4 1,3 1,2 5323,3 2284,8 150,0 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 130 4Б1 131 600 600 105,6 247,2 356,6 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 0,4 21566,1 9239,9 149,3 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 267 4Б2 268 400 400 54,3 3,0 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 8160,4 3441,8 148,3 67,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 ІТП-Зо68/2 будинок житловий 100 100 75,9 10,8 10,8 0,3 0,3 3,6 3,4 0,4 0,4 5581,1 2388,5 148,4 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 233 4Б2 234 700 700 228,1 1264,4 1280,3 0,4 0,4 1,8 1,8 1,0 0,9 52021,4 22292,4 149,7 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 269/2 4Б2 ЦТП-Жол3А 250 250 198,6 55,1 55,0 0,2 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 23251,9 9953,7 147,4 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/15 4Б1 133/16 400 400 40,1 57,7 57,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5995,7 2568,8 147,6 68,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/4 4Б1 133/5 400 400 52,2 144,3 143,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 7868,8 3371,9 148,9 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/8 4Б2 250/8-1 250 250 62,2 134,5 134,4 0,3 0,3 4,6 4,4 0,8 0,8 7372,3 3159,0 149,1 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 127/2 4Б1 127/3 200 200 292,5 79,6 79,5 1,5 1,4 5,2 4,9 0,8 0,7 30635,8 13116,1 149,4 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/3 4Б2 254/3А 300 300 26,9 263,1 262,7 0,2 0,2 6,8 6,4 1,1 1,1 3520,3 1507,3 149,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 141 4Б1 141/1 200 200 73,3 93,6 93,6 0,5 0,5 7,3 6,8 0,9 0,8 7664,7 3297,5 149,3 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 821279 КП з утримання та експлуатації 50 50 11,9 5,9 5,9 0,5 0,5 41,8 39,4 0,9 0,9 619,2 265,3 145,1 67,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 137/1 4Б1 ЦТП-Карт5А 200 200 74,7 74,7 74,7 0,3 0,3 4,6 4,3 0,7 0,7 7851,3 3363,9 149,4 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/28 4Б2 204/29 300 300 123,4 116,6 112,8 0,2 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 16059,8 6880,3 148,3 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 128 4Б2 тв-284 600 600 300,7 368,4 343,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 61443,0 26321,9 149,5 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 264/1-2 4Б2 264/1-3 125 125 67,9 52,1 52,0 1,8 1,7 26,4 24,8 1,3 1,2 5585,5 2393,1 148,6 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126А 4Б1 126Б 400 400 190,2 184,1 183,8 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 28870,7 12368,0 149,5 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4А 4Б2 204/4 400 400 122,1 610,9 657,5 1,0 1,1 8,1 8,8 1,5 1,5 18557,3 7952,5 149,9 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/13 4Б2 254/14 300 300 19,5 175,1 175,0 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,7 2548,0 1092,0 148,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/7 4Б1 ЦТП-Зодч44 150 150 129,5 27,1 27,1 0,4 0,3 2,8 2,6 0,5 0,4 11050,2 4730,6 148,8 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/5 4Б1 126Б/6 200 200 36,6 61,9 61,8 0,1 0,1 3,2 3,0 0,6 0,6 3831,6 1640,2 149,0 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/6А 4Б1 111/7 150 150 79,0 27,1 27,1 0,2 0,2 2,8 2,6 0,5 0,4 6750,6 2891,2 149,1 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/5-1А 4Б1 103/5-2 200 200 75,2 97,7 97,7 0,6 0,6 7,9 7,4 0,9 0,9 7906,0 3387,6 149,6 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257 4Б2 258 400 400 48,1 310,7 333,3 0,1 0,1 2,1 2,3 0,7 0,8 7275,7 3116,1 149,1 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257/3 4Б2 257/4 250 250 209,4 106,5 106,4 0,6 0,6 2,9 2,7 0,7 0,6 24736,3 10594,7 148,7 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 150 4Б1 151 700 700 60,8 152,4 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13706,3 5872,7 148,1 68,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/1а 4Б1 ЦТП-Кола1В 150 150 62,1 55,2 55,2 0,7 0,7 11,4 10,7 0,9 0,9 5345,2 2290,2 149,8 69,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/1 4Б1 тв-Картв9 200 200 60,4 86,9 86,9 0,4 0,4 6,2 5,9 0,8 0,8 6298,2 2705,7 149,0 69,3
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 123/2 4Б1 ПД(123/2) 200 200 17,2 116,0 115,9 0,2 0,2 11,1 10,4 1,1 1,0 1806,9 774,3 149,5 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106 4Б1 107 700 700 7,8 2043,0 2219,9 0,0 0,0 4,8 5,3 1,6 1,6 1772,4 759,6 149,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 240 4Б2 241 700 700 40,2 1254,0 1271,7 0,1 0,1 1,8 1,7 1,0 0,9 9162,8 3926,9 149,6 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 154А 4Б1 155 700 700 198,9 49,4 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44306,0 18942,0 146,8 67,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-15 4Б2 Перем вул9 65 65 18,9 16,0 16,0 1,4 1,4 76,7 72,3 1,4 1,4 1109,0 475,2 143,3 66,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 123/5 4Б1 ЦТП-Курб9Є 150 150 62,8 115,9 115,9 3,2 3,0 50,3 47,2 2,0 1,9 5383,0 2306,7 149,3 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/10 4Б1 ЦТП-Жмер24 150 150 74,0 43,4 43,4 0,5 0,5 7,1 6,6 0,7 0,7 6324,4 2709,4 148,9 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/9 4Б2 250/10 300 300 145,5 96,9 96,9 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,4 19088,3 8176,4 148,9 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 266/1-2 4Б2 266/1-3 150 150 39,4 32,2 32,2 0,2 0,1 3,9 3,7 0,6 0,5 3343,8 1432,6 148,0 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103 4Б1 104 800 800 113,9 2631,0 2521,4 0,5 0,4 4,0 3,4 1,6 1,4 28994,4 12428,9 150,0 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 1П-1 4Б1 117 700 700 136,8 637,4 695,9 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 31251,5 13391,7 149,8 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 123/4 4Б1 123/5 150 150 42,4 115,9 115,9 2,1 2,0 50,3 47,2 2,0 1,9 3641,0 1560,3 149,4 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 107 4Б1 107А 700 700 27,2 2042,9 2219,9 0,1 0,1 4,8 5,3 1,6 1,6 6227,4 2668,8 149,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119/4 4Б1 119/5 150 150 36,8 11,9 11,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 3156,3 1344,5 149,5 68,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/8 4Б1 103/9 200 200 127,6 56,0 56,0 0,3 0,3 2,6 2,4 0,5 0,5 13363,3 5727,6 149,3 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/19А П41 133/19Б 400 400 43,0 57,6 57,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6417,4 2749,5 146,8 68,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/3 4Б1 126Б/4 250 250 82,2 103,9 103,8 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,6 9744,7 4175,2 149,1 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 137 4Б1 136 500 500 142,4 184,7 73,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 25177,6 10771,6 149,5 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 131 4Б1 133 600 600 198,1 144,4 251,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,3 40447,4 17305,1 149,2 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 272 4Б2 271 400 400 67,7 201,2 177,5 0,1 0,0 0,9 0,6 0,5 0,4 10230,8 4384,1 148,9 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-8 4Б1 ЦТП-Юри4 150 150 21,8 62,2 62,2 0,3 0,3 14,5 13,6 1,1 1,0 1865,3 799,5 149,2 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/3 4Б1 ЦТП-РРо13Б 200 200 50,3 69,3 69,3 0,2 0,2 4,0 3,7 0,7 0,6 5286,6 2269,3 149,9 69,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 124 4Б1 125 500 500 36,4 956,0 1039,1 0,2 0,2 6,2 6,8 1,5 1,5 6431,6 2756,4 149,6 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/8 4Б1 133/9 400 400 30,3 144,3 143,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 4564,0 1955,8 148,7 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 264/1-1 4Б2 264/1-1В 100 100 79,2 38,3 38,3 3,7 3,4 46,2 43,4 1,5 1,4 5839,0 2502,4 148,7 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Кол29А 4Б2 204/17-1 150 150 15,9 64,9 64,9 0,3 0,2 15,8 14,8 1,1 1,0 1365,4 585,2 149,3 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 134 4Б1 133 600 600 20,0 87,1 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 4093,1 1754,2 149,1 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 3.1.5_РК_М. Борщагівка Вузол16 800 800 9,3 5625,1 5593,9 0,2 0,2 18,1 16,8 3,4 3,2 2374,4 1017,6 150,0 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/2 4Б1 133/3 400 400 59,7 144,4 143,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 9009,8 3860,7 149,0 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 144/1А 4Б1 ЦТП-Курб3А 200 200 28,6 78,0 78,0 0,1 0,1 5,0 4,7 0,8 0,7 2984,2 1278,8 148,4 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/4 4Б1 103/5 300 300 48,4 250,5 250,2 0,3 0,3 6,2 5,8 1,1 1,0 6375,5 2732,2 149,9 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 266/1-4 4Б2 266/1-5 150 150 65,1 32,2 32,2 0,3 0,2 3,9 3,7 0,6 0,5 5516,1 2362,9 147,8 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/2 4Б2 254/2А 500 500 110,1 404,4 403,7 0,1 0,1 1,1 1,0 0,6 0,6 19410,2 8317,6 149,1 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257/5А-1 4Б2 ІТП-Булг13 80 80 74,8 5,9 5,9 0,3 0,3 3,6 3,4 0,4 0,3 4819,1 2060,7 146,1 67,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/9 4Б1 126Б/10 150 150 146,6 21,9 21,9 0,3 0,2 1,8 1,7 0,4 0,4 12503,8 5342,1 148,6 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 134 4Б1 134/1 300 300 49,9 97,5 95,1 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,4 6554,9 2808,7 149,1 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/1 4Б2 204/2 400 400 18,9 610,9 657,4 0,2 0,2 8,1 8,8 1,5 1,5 2875,2 1232,2 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/5 4Б1 111/6 150 150 125,2 27,1 27,1 0,3 0,3 2,8 2,6 0,5 0,4 10707,3 4584,0 149,5 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/29 4Б2 204/30 300 300 31,3 116,6 112,8 0,0 0,0 1,3 1,2 0,5 0,5 4074,3 1746,0 148,1 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/9 4Б1 133/10 400 400 62,0 144,3 143,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 9336,6 4000,7 148,6 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 237/2 4Б2 ІТП-Зо30/6 150 150 35,2 9,5 9,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3006,3 1287,3 148,8 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 277 4Б2 276 400 400 42,9 342,7 318,4 0,1 0,1 2,6 2,1 0,8 0,7 6486,5 2779,8 149,1 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/8-4 4Б2 250/8-5 250 250 55,4 81,7 81,6 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 6551,1 2807,0 148,7 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/14 4Б2 204/15 400 400 47,2 183,4 179,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 7134,5 3057,3 149,5 68,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119/2 4Б1 119/3 200 200 48,1 112,2 112,1 0,5 0,5 10,4 9,8 1,1 1,0 5058,7 2167,3 149,6 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/9 4Б1 ЦТП-Кол15Б 150 150 86,5 47,0 47,0 0,7 0,7 8,3 7,8 0,8 0,8 7411,9 3178,2 149,4 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/5 4Б1 133/6 400 400 45,1 144,3 143,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 6798,6 2913,3 148,8 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/2А 4Б2 254/3 500 500 101,0 404,3 403,8 0,1 0,1 1,1 1,0 0,6 0,6 17803,1 7629,0 149,1 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв 139/1 4Б1 ПД 300 300 4,3 123,2 123,1 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 560,7 240,3 149,4 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/6 4Б1 126Б/7 200 200 52,4 61,9 61,8 0,2 0,2 3,2 3,0 0,6 0,6 5478,5 2347,4 148,9 69,1
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 138 4Б1 137 500 500 9,5 259,5 148,2 0,0 0,0 0,5 0,1 0,4 0,2 1671,6 717,1 149,5 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-14 4Б2 204/4-15 65 65 51,7 16,0 16,0 4,0 3,7 76,7 72,3 1,4 1,4 3042,2 1303,1 143,5 66,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 264 4Б2 265 400 400 165,2 113,7 136,7 0,0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 24964,8 10670,6 148,9 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 105 4Б1 105А 700 700 168,9 2328,4 2219,5 1,1 0,9 6,2 5,3 1,8 1,6 38628,5 16554,3 150,0 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 239 4Б2 240 700 700 9,7 1254,0 1271,7 0,0 0,0 1,8 1,7 1,0 0,9 2209,2 946,8 149,6 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-РРол5В 4Б1 111/4 150 150 110,7 60,3 60,3 1,5 1,4 13,6 12,8 1,0 1,0 9507,7 4075,5 149,7 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/10 4Б2 204/11 400 400 161,4 435,3 430,8 0,7 0,6 4,1 3,8 1,0 1,0 24507,3 10501,6 149,7 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-13 4Б2 204/4-14 65 65 20,5 16,0 16,0 1,6 1,5 76,7 72,3 1,4 1,4 1208,1 517,6 143,5 66,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-РРолл5А 4Б1 ГВП-РРол5А 200 200 6,2 137,3 137,2 0,1 0,1 15,6 14,6 1,3 1,2 649,8 278,5 149,8 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 220А 4Б2 221 1000 1000 64,9 1973,5 2010,9 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 0,7 19394,4 8311,7 149,8 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 152 4Б1 152/1 200 200 51,7 102,7 102,6 0,5 0,4 8,7 8,2 1,0 0,9 5355,3 2304,0 147,9 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 105Б 4Б1 2П-1ТМ1 700 700 58,2 2328,2 2219,7 0,4 0,3 6,2 5,3 1,8 1,6 13301,6 5700,6 149,9 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/1 4Б1 104/2 300 300 183,9 247,3 247,0 1,1 1,0 6,0 5,6 1,1 1,0 24271,2 10396,5 149,9 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 264 4Б2 264/1 300 300 170,7 196,8 196,7 0,7 0,6 3,8 3,6 0,8 0,8 22338,1 9583,9 148,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/8 4Б1 104/9 250 250 124,2 90,5 90,4 0,3 0,2 2,1 2,0 0,6 0,5 14766,2 6320,8 149,6 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 218 4Б2 219 1000 1000 151,6 1974,0 2010,4 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8 0,7 45318,7 19421,1 149,8 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/21 4Б2 204/22 300 300 94,4 118,4 114,3 0,1 0,1 1,4 1,2 0,5 0,5 12317,3 5277,4 149,0 68,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 122 4Б1 ЦТП-ЛВол2А 200 200 26,3 75,1 75,1 0,1 0,1 4,7 4,4 0,7 0,7 2754,0 1184,5 149,6 69,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/11 4Б2 204/11-1 250 250 55,7 137,3 137,2 0,3 0,3 4,8 4,5 0,8 0,8 6613,0 2840,7 149,6 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106/5 4Б1 106/6 300 300 115,1 97,2 187,6 0,1 0,4 0,9 3,3 0,4 0,8 15159,9 6497,1 149,4 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Кор12Ж 4Б2 264/1-1 150 150 20,1 90,4 90,4 0,6 0,6 30,6 28,7 1,5 1,5 1717,2 735,9 148,7 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 263 4Б2 264 400 400 83,7 310,6 333,4 0,2 0,2 2,1 2,3 0,7 0,8 12644,1 5418,3 148,9 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 105А 4Б1 105Б 700 700 39,0 2328,2 2219,6 0,2 0,2 6,2 5,3 1,8 1,6 8910,5 3818,8 149,9 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257/4 4Б2 257/5 200 200 60,3 44,4 44,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 6281,7 2685,6 148,5 68,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 238 4Б2 239 700 700 87,8 1254,1 1271,6 0,2 0,2 1,8 1,7 1,0 0,9 20011,5 8576,0 149,6 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/3 4Б2 254/3-1 200 200 75,8 141,2 141,2 1,2 1,2 16,5 15,5 1,4 1,3 7925,2 3401,8 149,0 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/6 4Б1 104/7 250 250 18,9 191,5 191,4 0,2 0,2 9,4 8,8 1,2 1,1 2251,3 964,8 149,6 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/16 4Б1 133/17 400 400 25,5 57,7 57,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3815,0 1634,7 147,5 68,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 112 4Б1 114 700 700 200,0 1582,4 1760,3 0,6 0,7 2,9 3,3 1,2 1,3 45714,7 19585,9 149,9 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 270 4Б2 269 400 400 145,4 52,2 28,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 21989,9 9340,8 148,8 68,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106/3 4Б1 106/4 300 300 11,2 162,7 122,2 0,0 0,0 2,6 1,4 0,7 0,5 1481,2 634,8 149,6 69,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119 4Б1 120 600 600 116,4 1192,8 1275,1 0,4 0,5 3,7 3,9 1,3 1,3 23832,6 10210,5 149,7 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257/1 4Б2 ЦТП-Симир7 200 200 113,1 122,3 122,3 1,4 1,3 12,4 11,6 1,2 1,1 11829,4 5076,6 149,1 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/1 4Б1 тв-РРол5А 200 200 52,8 176,5 176,4 1,4 1,3 25,8 24,2 1,7 1,6 5558,2 2381,2 149,8 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 151 4Б1 152 700 700 17,7 152,3 151,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3980,2 1705,7 148,0 68,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250 4Б2 2П-3 700 700 124,6 944,7 965,0 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 28394,9 12162,9 149,3 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 114Б 4Б1 1П-1 700 700 53,8 1544,9 1723,4 0,1 0,2 2,7 3,2 1,2 1,3 12296,2 5269,7 149,8 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 118/1 4Б1 118А 500 500 169,9 695,1 718,2 0,6 0,6 3,3 3,3 1,1 1,0 30042,1 12877,1 149,7 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-Картв9 4Б1 133/1А 200 200 125,9 86,9 86,9 0,8 0,7 6,2 5,9 0,8 0,8 13169,4 5641,7 148,9 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/15 4Б2 204/16 400 400 55,8 183,4 179,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 8434,4 3614,3 149,4 68,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 265 4Б2 266 400 400 145,6 113,7 136,8 0,0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 21951,2 9402,1 148,6 68,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/11-1Б 4Б2 ЦТП-Кол23Г 200 200 91,8 73,3 73,3 0,4 0,4 4,4 4,2 0,7 0,7 9646,5 4132,8 149,4 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/7 4Б1 ЦТП-Жмер16 150 150 117,0 56,1 56,1 1,4 1,3 11,8 11,1 1,0 0,9 10046,6 4306,7 149,6 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 120 4Б1 122 600 600 156,0 1147,4 1229,8 0,5 0,6 3,4 3,7 1,2 1,2 31943,5 13687,1 149,6 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-3А 4Б1 115/4-3 400 400 13,9 100,4 132,1 0,0 0,0 0,2 0,4 0,2 0,3 2101,2 900,5 148,8 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/3 4Б2 250/4 300 300 30,6 308,3 307,9 0,3 0,3 9,3 8,8 1,3 1,2 4019,5 1722,6 149,3 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104 4Б1 105 800 800 68,8 2328,4 2219,4 0,2 0,2 3,1 2,6 1,4 1,3 17524,3 7508,7 150,0 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 ГВП-РРол5А 4Б1 111/2 200 200 27,9 137,2 137,2 0,4 0,4 15,6 14,6 1,3 1,2 2928,2 1254,9 149,7 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111 4Б1 112 700 700 104,7 1691,7 1869,3 0,3 0,4 3,3 3,8 1,3 1,4 23941,6 10257,9 149,9 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 141 4Б1 142 700 700 128,3 212,1 213,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 29197,1 12462,4 149,3 68,4
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/1 4Б1 103/2 400 400 48,5 352,5 352,2 0,1 0,1 2,7 2,5 0,8 0,8 7390,4 3167,1 149,9 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 270 4Б2 270А 400 400 81,9 149,0 149,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 12389,0 5314,0 148,8 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/6-2 4Б1 103/6-3 150 150 48,1 39,5 39,5 0,3 0,3 5,9 5,5 0,7 0,6 4132,1 1770,4 149,6 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-8 4Б1 115/4-7 300 300 192,9 95,4 147,5 0,2 0,4 0,9 2,0 0,4 0,6 25383,3 10873,7 149,2 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 216 4Б2 217 1000 1000 22,7 1974,3 2010,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 0,7 6779,8 2905,6 149,9 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/21 4Б2 254/22 200 200 69,1 171,4 171,3 1,7 1,6 24,3 22,8 1,6 1,5 7189,5 3080,9 148,1 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106/6 4Б1 115/4-7 300 300 50,2 97,2 187,5 0,0 0,2 0,9 3,3 0,4 0,8 6601,1 2829,1 149,3 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/5 4Б1 103/5-1 200 200 118,7 97,7 97,7 0,9 0,9 7,9 7,4 0,9 0,9 12474,5 5348,2 149,8 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 221 4Б2 222 1000 1000 122,8 1973,4 2011,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8 0,7 36698,6 15727,2 149,8 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/2 4Б1 115/3 500 500 269,1 839,1 959,4 1,3 1,6 4,7 5,8 1,3 1,4 47616,9 20398,2 149,8 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/5 4Б2 250/6 300 300 143,7 231,5 231,2 0,8 0,7 5,3 4,9 1,0 0,9 18883,7 8086,8 149,3 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 110 4Б1 111 700 700 41,4 1920,1 2097,6 0,2 0,2 4,2 4,8 1,5 1,5 9456,1 4052,5 149,9 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/9 4Б2 254/10 300 300 58,8 175,2 175,0 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,7 7678,9 3290,6 148,6 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4 4Б1 115/4А 600 600 54,6 888,6 777,1 0,1 0,1 2,0 1,5 1,0 0,8 11178,2 4789,8 149,6 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/11-1 4Б2 ЦТП-Кол23Б 200 200 10,2 64,0 64,0 0,0 0,0 3,4 3,2 0,6 0,6 1070,3 458,9 149,6 69,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/9 4Б1 104/10 150 150 239,8 43,4 43,4 1,7 1,6 7,1 6,6 0,7 0,7 20549,9 8787,0 149,4 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/9 4Б2 204/9А 400 400 32,3 435,4 430,7 0,1 0,1 4,1 3,8 1,0 1,0 4906,3 2102,6 149,7 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 266/1 4Б2 ЦТП-Коро6А 200 200 77,1 68,2 68,2 0,3 0,3 3,8 3,6 0,7 0,6 8023,8 3437,7 148,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 Булгаков13 4Б2 821279 50 50 13,3 5,9 5,9 0,6 0,5 41,8 39,4 0,9 0,9 695,1 297,8 145,2 67,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 144 4Б1 144/1 200 200 74,4 78,0 78,0 0,4 0,4 5,0 4,7 0,8 0,7 7734,5 3327,8 148,5 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 273 4Б1 133/26 400 400 213,1 82,7 82,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 32222,6 13773,0 148,9 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/3А 4Б2 254/4 300 300 154,6 263,1 262,7 1,1 1,0 6,8 6,4 1,1 1,1 20246,4 8675,3 149,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-РРол5В 4Б1 ЦТП-Кур18Г 150 150 27,6 76,9 76,9 0,6 0,6 22,1 20,8 1,3 1,2 2366,0 1013,4 149,7 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 108 4Б1 109 700 700 81,7 2042,9 2219,9 0,4 0,4 4,8 5,3 1,6 1,6 18693,2 8011,2 149,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 264/1 4Б2 ЦТП-Кор12А 200 200 140,9 106,4 106,4 1,3 1,2 9,4 8,8 1,0 1,0 14729,0 6311,8 148,8 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/6 4Б2 254/7 300 300 73,0 175,2 174,9 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,7 9553,3 4088,4 148,9 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 222 4Б2 223 1000 1000 52,0 1973,2 2011,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 0,7 15543,6 6661,4 149,8 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 258 4Б2 259 400 400 48,0 310,7 333,3 0,1 0,1 2,1 2,3 0,7 0,8 7252,8 3108,1 149,1 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119/5-3а будинок житловий 80 80 56,4 11,9 11,9 0,8 0,8 14,4 13,6 0,7 0,7 3708,7 1588,1 148,4 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/15 4Б2 254/16 300 300 10,9 175,1 175,0 0,0 0,0 3,0 2,8 0,7 0,7 1418,2 607,8 148,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 Пер в9 (1в будинок житловий 50 50 144,8 1,5 1,5 0,4 0,4 2,7 2,5 0,2 0,2 7300,6 3084,7 143,2 64,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/8-2 4Б2 250/8-3 250 250 3,5 81,7 81,6 0,0 0,0 1,7 1,6 0,5 0,5 414,3 177,6 148,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 тв-284 4Б2 283 600 600 285,1 342,9 318,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 58237,8 24940,7 149,3 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 125 4Б1 125А 500 500 102,4 956,0 1039,1 0,6 0,7 6,2 6,8 1,5 1,5 18093,3 7753,9 149,6 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 142 4Б1 ЦТП-Коро10 150 150 28,1 60,4 60,3 0,4 0,4 13,6 12,8 1,0 1,0 2387,4 1027,7 148,8 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 246 4Б2 247 700 700 197,4 1253,4 1272,4 0,4 0,3 1,8 1,8 1,0 0,9 44979,1 19274,9 149,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/10 4Б1 133/11 400 400 80,0 144,2 143,7 0,0 0,0 0,5 0,4 0,3 0,3 12051,9 5163,9 148,6 68,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/6-1Б будинок житловий 80 80 58,1 8,8 8,8 0,5 0,4 8,0 7,5 0,5 0,5 3845,2 1646,0 149,6 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 140/1 4Б1 140/2 300 300 48,7 199,7 199,5 0,2 0,2 3,9 3,7 0,9 0,8 6403,1 2743,9 149,3 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126 4Б1 126А 400 400 50,5 184,2 183,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 7662,7 3288,3 149,5 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/2 4Б1 103/3 300 300 48,2 319,8 319,5 0,5 0,5 10,1 9,4 1,4 1,3 6358,2 2724,4 149,9 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/11 4Б2 204/12 400 400 96,0 298,0 293,6 0,2 0,2 1,9 1,8 0,7 0,7 14580,4 6240,8 149,6 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/27 4Б2 204/28 300 300 165,0 116,7 112,7 0,2 0,2 1,3 1,2 0,5 0,5 21485,6 9203,6 148,5 68,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 249 4Б2 250 700 700 101,1 1253,0 1272,8 0,2 0,2 1,8 1,8 1,0 0,9 23043,8 9875,4 149,3 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 134/1 4Б1 134/2 300 300 12,2 97,5 95,1 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,4 1595,1 683,6 149,0 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 266/1-3 4Б2 266/1-4 150 150 40,3 32,2 32,2 0,2 0,1 3,9 3,7 0,6 0,5 3417,5 1464,2 147,9 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/5А 4Б2 204/6 400 400 161,8 593,2 640,2 1,2 1,4 7,6 8,4 1,4 1,4 24590,1 10537,4 149,8 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/17 4Б1 133/18 400 400 31,8 57,7 57,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4753,3 2036,7 147,5 68,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/8-3 4Б2 250/8-3а 250 250 100,5 81,7 81,6 0,2 0,2 1,7 1,6 0,5 0,5 11894,1 5095,5 148,9 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-7 4Б1 115/4-6 300 300 92,6 192,6 40,0 0,3 0,0 3,7 0,2 0,8 0,2 12177,7 5219,0 149,1 69,6
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/4А 4Б1 104/5 300 300 28,8 247,2 247,1 0,2 0,2 6,0 5,6 1,1 1,0 3794,1 1626,0 149,7 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 ПД 4Б1 139/3 200 200 137,2 123,2 123,1 1,7 1,6 12,5 11,8 1,2 1,1 14399,8 6169,4 149,4 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/3 4Б1 115/4 500 500 115,0 839,0 959,5 0,5 0,7 4,7 5,8 1,3 1,4 20345,6 8714,5 149,7 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 152/2 4Б1 тв-Строк7 200 200 35,8 102,7 102,7 0,3 0,3 8,7 8,2 1,0 0,9 3723,8 1595,7 147,8 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 ЦТП-Коро6А 4Б2 266/1-1 200 200 33,0 32,3 32,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 3429,8 1467,3 148,2 68,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 144/1 4Б1 144/1А 200 200 12,0 78,0 78,0 0,1 0,1 5,0 4,7 0,8 0,7 1251,7 536,4 148,4 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 138 4Б1 139 600 600 205,1 628,9 629,0 0,2 0,2 1,0 1,0 0,7 0,6 41960,3 17975,7 149,5 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/5 4Б1 138 600 600 150,0 888,5 777,1 0,3 0,2 2,0 1,5 1,0 0,8 30685,6 13149,9 149,6 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/14 4Б2 254/15 300 300 14,1 175,1 175,0 0,0 0,0 3,0 2,8 0,7 0,7 1836,2 786,9 148,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б 4Б1 126Б/1А 150 150 73,6 29,6 29,6 0,2 0,2 3,3 3,1 0,5 0,5 6300,8 2700,6 149,3 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/8-5 4Б2 ЦТП-Си2/19 250 250 47,9 81,7 81,6 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 5667,2 2428,4 148,6 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 135 4Б1 134 500 500 138,1 184,6 73,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 24386,4 10451,8 149,2 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/1 4Б1 115/2 500 500 92,1 907,4 1027,6 0,5 0,6 5,5 6,7 1,4 1,5 16287,8 6980,1 149,8 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 269 4Б2 269/1 250 250 130,5 55,1 55,0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 15298,3 6551,5 147,7 68,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-103/7-1 4Б1 103/7 200 200 39,1 66,8 66,7 0,1 0,1 3,7 3,5 0,6 0,6 4107,8 1758,0 149,6 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/1 4Б2 254/2 500 500 130,9 404,4 403,6 0,1 0,1 1,1 1,0 0,6 0,6 23094,4 9896,1 149,2 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 245 4Б2 246 700 700 191,1 1253,5 1272,3 0,3 0,3 1,8 1,8 1,0 0,9 43547,4 18661,4 149,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/1А 4Б1 ЦТП-Зодч28 150 150 21,6 29,6 29,6 0,1 0,1 3,3 3,1 0,5 0,5 1851,5 793,4 149,1 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4 4Б2 204/4-1 250 250 23,5 17,6 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2790,2 1164,6 149,9 63,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 224 4Б2 2П-2 1000 1000 3,6 1959,6 1998,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 0,7 1063,9 455,9 149,7 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 ІТП-Булг13 4Б2 Булгаков13 50 50 12,1 5,9 5,9 0,5 0,5 41,8 39,4 0,9 0,9 631,6 270,6 145,3 67,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/1-1А 4Б1 111/1-2А 150 150 32,0 51,9 51,9 0,3 0,3 10,1 9,5 0,9 0,8 2752,5 1179,5 149,7 69,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-1 4Б2 204/4-2 250 250 7,6 17,6 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 876,1 375,4 149,7 63,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/17 4Б2 254/18 300 300 5,8 175,1 175,0 0,0 0,0 3,0 2,8 0,7 0,7 762,5 326,8 148,3 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 207 4Б2 208 700 700 5,9 1797,1 1771,4 0,0 0,0 3,7 3,4 1,4 1,3 1338,8 573,8 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-РРолл5Б 4Б1 111/3 200 200 34,6 137,2 137,2 0,5 0,5 15,6 14,6 1,3 1,2 3634,5 1557,5 149,7 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-2 4Б2 204/4-3 250 250 218,1 17,6 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 25235,1 10772,5 149,7 64,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-РРол5А 4Б1 тв-РРол5/8 200 200 139,9 39,3 39,2 0,2 0,2 1,3 1,2 0,4 0,4 14715,1 6302,1 149,8 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103 4Б2 208 400 400 39,4 574,0 633,4 0,3 0,3 7,2 8,2 1,4 1,4 5986,8 2563,0 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 2П-1ТМ2 4Б2 213 700 700 143,1 1974,8 2009,5 0,6 0,6 4,5 4,4 1,6 1,5 32666,1 13997,5 149,9 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 237 4Б2 238 700 700 316,8 1254,4 1271,3 0,6 0,6 1,8 1,7 1,0 0,9 72241,2 30955,8 149,6 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 206 4Б2 207 700 700 98,5 1797,2 1771,3 0,4 0,3 3,7 3,4 1,4 1,3 22502,9 9643,8 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б 4Б1 126Б/1 250 250 73,8 154,5 154,3 0,5 0,4 6,1 5,7 1,0 0,9 8759,5 3753,0 149,3 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 134/7 4Б1 134/6 300 300 98,2 102,7 105,0 0,1 0,1 1,0 1,0 0,4 0,4 12895,2 5524,6 149,1 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/8 4Б2 254/8А 300 300 57,8 175,2 174,9 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,7 7555,9 3237,9 148,7 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 202 4Б2 203 700 700 17,2 2419,5 2439,6 0,1 0,1 6,7 6,4 1,9 1,8 3935,0 1686,4 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 215 4Б2 216 1000 1000 29,3 1974,3 2010,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 0,7 8749,9 3749,9 149,9 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/1 4Б1 111/1-1А 150 150 62,4 51,9 51,9 0,6 0,6 10,1 9,5 0,9 0,8 5363,2 2300,3 149,8 69,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-6 4Б1 115/4-5 300 300 72,7 192,6 40,0 0,3 0,0 3,6 0,1 0,8 0,2 9553,3 4094,3 149,0 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 Т.Б.(102Б) 4Б1 103 800 800 55,9 3205,1 3154,7 0,3 0,3 5,9 5,3 1,9 1,8 14221,1 6094,7 150,0 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 203 4Б2 204 700 700 109,5 2419,5 2439,6 0,7 0,7 6,7 6,4 1,9 1,8 25017,5 10721,5 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 208 4Б2 209 700 700 155,0 2018,6 2052,7 0,7 0,7 4,7 4,6 1,6 1,5 35406,7 15166,4 150,0 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/2А 4Б1 104/3 300 300 36,4 247,2 247,0 0,2 0,2 6,0 5,6 1,1 1,0 4805,3 2059,3 149,8 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 214 4Б2 215 1000 1000 40,5 1974,4 2010,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,8 0,7 12110,2 5190,0 149,9 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 Т.Б(102А) 4Б1 Т.Б.(102Б) 800 800 102,2 3205,3 3154,6 0,6 0,5 5,9 5,3 1,9 1,8 26029,4 11155,2 150,0 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254 4Б2 тА-254 500 500 127,5 539,7 561,9 0,3 0,3 2,0 2,0 0,8 0,8 22480,3 9631,1 149,2 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 139/4 4Б1 ЦТП-Сосн2В 150 150 25,9 52,8 52,8 0,3 0,3 10,5 9,8 0,9 0,8 2220,9 951,7 149,1 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 201 4Б2 202 700 700 50,2 2419,5 2439,6 0,3 0,3 6,7 6,4 1,9 1,8 11471,5 4916,3 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 123 4Б1 124 600 600 132,6 956,1 1039,0 0,3 0,3 2,4 2,6 1,0 1,0 27136,6 11625,6 149,6 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/6-1 4Б1 тв103/6-1А 200 200 16,4 48,4 48,4 0,0 0,0 1,9 1,8 0,5 0,4 1723,2 738,5 149,7 69,6
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/2 4Б2 250/3 300 300 65,9 308,3 307,9 0,6 0,6 9,4 8,8 1,3 1,2 8661,1 3711,6 149,3 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка Вузол16 4Б2 201 700 700 35,5 2419,6 2439,5 0,2 0,2 6,7 6,4 1,9 1,8 8121,3 3478,7 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 134/4 4Б1 134/5 300 300 40,8 97,4 95,1 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,4 5346,7 2292,0 148,8 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/12-1 4Б2 ЦТП-Жмер36 200 200 20,9 114,6 114,6 0,2 0,2 10,9 10,2 1,1 1,0 2199,9 942,8 149,5 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 266/1-5 4Б2 тв-Корол8 80 80 15,5 32,2 32,2 1,6 1,5 105,3 99,0 1,9 1,8 1013,7 434,4 147,6 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 241 4Б2 242 700 700 63,8 1254,0 1271,8 0,1 0,1 1,8 1,7 1,0 0,9 14545,4 6233,5 149,5 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/5 4Б2 254/6 300 300 87,9 263,1 262,7 0,6 0,6 6,8 6,4 1,1 1,1 11504,3 4929,8 148,9 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 142 4Б1 143 700 700 140,7 268,3 265,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 31891,7 13649,4 148,8 68,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/25 4Б1 133/24 400 400 21,9 82,6 82,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3306,1 1416,7 148,3 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/19 4Б2 254/20 250 250 79,3 171,4 171,3 0,6 0,6 7,5 7,1 1,1 1,0 9348,2 4005,8 148,3 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 213 4Б2 214 700 700 303,9 1974,7 2009,7 1,4 1,3 4,5 4,4 1,6 1,5 69390,1 29735,8 149,9 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/2 4Б2 204/3 400 400 42,1 610,9 657,4 0,3 0,4 8,1 8,8 1,5 1,5 6393,2 2739,9 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 143 4Б1 143/1 150 150 344,9 37,3 37,3 1,8 1,7 5,2 4,9 0,6 0,6 29296,0 12552,4 148,6 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-10 4Б1 115/4-9 300 300 9,2 157,7 209,7 0,0 0,0 2,4 4,1 0,7 0,8 1208,5 517,9 149,4 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 217 4Б2 218 1000 1000 118,7 1974,2 2010,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8 0,7 35474,1 15202,5 149,8 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257 4Б2 257/1 300 300 54,0 228,9 228,7 0,3 0,3 5,2 4,8 1,0 0,9 7076,1 3035,0 149,1 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257/2 4Б2 257/3 250 250 47,2 106,5 106,4 0,1 0,1 2,9 2,7 0,7 0,6 5575,3 2389,1 148,8 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 134/2 4Б1 134/3 300 300 67,1 97,4 95,1 0,1 0,1 0,9 0,8 0,4 0,4 8814,0 3776,5 149,0 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-РРол5А 4Б1 тв-РРолл5А 200 200 65,2 137,3 137,2 1,0 1,0 15,6 14,6 1,3 1,2 6854,8 2937,1 149,8 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 2ТП- 4Б2 204/4-13 65 65 130,4 16,0 16,0 10,0 9,4 76,7 72,3 1,4 1,4 7682,4 3288,0 144,0 66,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 #210 4Б2 2ТП- 80 80 12,0 16,0 16,0 0,3 0,3 25,8 24,3 1,0 0,9 761,0 326,7 144,1 66,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 274 4Б2 273 400 400 83,4 342,6 318,5 0,2 0,2 2,5 2,1 0,8 0,7 12616,5 5406,6 148,9 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 ПД 115/4-4 4Б1 115/4-3А 300 300 76,7 100,4 132,1 0,1 0,1 1,0 1,6 0,4 0,5 10071,0 4316,1 148,9 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 123/1 4Б1 123/2 200 200 66,8 116,0 115,9 0,7 0,7 11,1 10,4 1,1 1,0 7013,2 3005,2 149,5 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 223 4Б2 224 1000 1000 103,5 1973,1 2011,4 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8 0,7 30931,1 13255,6 149,7 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/24 4Б1 133/23 400 400 147,2 82,6 82,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 22193,5 9504,6 148,3 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-3 4Б2 204/4-4 250 250 94,1 17,5 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10847,1 4640,9 148,2 64,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 271 4Б2 270 400 400 62,6 201,2 177,5 0,1 0,0 0,9 0,6 0,5 0,4 9458,4 4053,1 148,8 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 154 4Б1 154А 700 700 185,8 49,6 48,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41474,8 17734,8 147,6 66,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 Т.А(102) 4Б1 Т.Б(102А) 800 800 49,4 3205,3 3154,5 0,3 0,3 5,9 5,3 1,9 1,8 12584,6 5393,3 150,0 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 242 4Б2 243 700 700 240,5 1253,9 1271,8 0,4 0,4 1,8 1,7 1,0 0,9 54819,2 23491,2 149,5 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 109 4Б1 тв-РРол 4 200 200 25,4 122,6 122,6 0,3 0,3 12,4 11,7 1,2 1,1 2670,4 1148,4 149,9 69,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 140/2 4Б1 140/3 300 300 335,8 119,4 119,2 0,5 0,4 1,4 1,3 0,5 0,5 44136,6 18876,7 149,3 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 278 4Б2 277 400 400 37,8 342,7 318,4 0,1 0,1 2,6 2,1 0,8 0,7 5712,1 2447,9 149,1 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-103/6-1 4Б1 103/6-1 200 200 6,7 48,4 48,4 0,0 0,0 1,9 1,8 0,5 0,4 703,8 301,9 149,7 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 134/6 4Б1 134/5 300 300 83,9 102,7 105,0 0,1 0,1 1,0 1,0 0,4 0,4 11023,3 4721,2 149,0 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/2 4Б1 тв-РРолл5Б 100 100 15,4 137,2 137,2 9,1 8,5 592,3 555,4 5,3 5,0 1141,9 489,4 149,7 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/18 4Б2 204/19 300 300 158,5 118,4 114,3 0,2 0,2 1,4 1,2 0,5 0,5 20686,1 8861,4 149,3 67,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/24 4Б2 204/25 300 300 160,6 116,7 112,7 0,2 0,2 1,3 1,2 0,5 0,5 20939,3 8968,9 148,8 68,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 143 4Б1 144 700 700 143,6 230,8 228,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 32493,6 13916,3 148,6 68,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/8-3а 4Б2 250/8-4 250 250 27,0 81,7 81,6 0,0 0,0 1,7 1,6 0,5 0,5 3198,4 1370,6 148,7 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 118А 4Б1 119 600 600 64,0 1332,2 1414,4 0,3 0,3 4,6 4,9 1,4 1,4 13106,5 5616,9 149,7 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/8 4Б1 126Б/9 200 200 89,2 61,8 61,8 0,3 0,3 3,2 3,0 0,6 0,6 9322,9 3993,9 148,8 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/22 4Б2 204/23 300 300 24,0 118,4 114,3 0,0 0,0 1,4 1,2 0,5 0,5 3133,6 1342,9 148,9 68,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4 4Б2 204/5 400 400 149,3 593,3 640,1 1,1 1,2 7,6 8,4 1,4 1,4 22683,8 9727,4 149,9 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/12 4Б1 133/13 400 400 56,6 57,7 57,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8482,8 3634,0 148,1 67,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-4 4Б2 204/4-5 250 250 108,6 17,5 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12495,9 5344,9 147,6 64,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 234 4Б2 235 700 700 38,7 1264,2 1280,5 0,1 0,1 1,8 1,8 1,0 0,9 8835,4 3786,5 149,7 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 253 4Б2 254 700 700 104,8 944,3 965,4 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 23863,8 10226,6 149,2 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 153 4Б1 154 700 700 40,9 49,6 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9133,6 3912,5 147,8 66,3
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 118 4Б1 118А 700 700 12,3 637,2 696,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2816,4 1206,7 149,7 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257/5А 4Б2 257/5А-1 80 80 186,7 5,9 5,9 0,7 0,6 3,6 3,4 0,4 0,3 12103,4 5158,1 148,2 67,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-5 4Б2 204/4-6 250 250 73,2 17,5 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8410,7 3599,8 146,9 65,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-9 4Б1 115/4-8 300 300 216,0 157,7 209,7 0,5 0,9 2,4 4,1 0,7 0,8 28432,2 12178,2 149,4 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 тв-Булг13 4Б2 257/5А 80 80 2,3 5,9 5,9 0,0 0,0 3,6 3,4 0,4 0,3 152,1 64,5 148,2 66,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/6 4Б1 тв-103/6-1 250 250 41,2 152,7 152,6 0,2 0,2 6,0 5,6 0,9 0,9 4896,4 2098,3 149,7 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126 4Б1 тв-127 600 600 18,0 729,9 813,6 0,0 0,0 1,4 1,6 0,8 0,8 3686,5 1579,4 149,5 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 283 4Б2 282 400 400 40,5 342,7 318,3 0,1 0,1 2,6 2,1 0,8 0,7 6127,8 2626,1 149,1 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/16 4Б2 254/17 300 300 96,2 175,1 175,0 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,7 12560,0 5381,8 148,4 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 235 4Б2 236 700 700 115,7 1264,1 1280,6 0,2 0,2 1,8 1,8 1,0 0,9 26393,9 11311,0 149,7 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 145 4Б1 146 700 700 45,0 152,6 150,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10148,9 4348,8 148,5 67,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257/5 4Б2 тв-Булг13 200 200 66,6 44,4 44,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 6924,9 2966,6 148,4 68,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/8 4Б2 204/9 400 400 27,9 435,4 430,7 0,1 0,1 4,1 3,8 1,0 1,0 4232,8 1813,0 149,8 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/19 4Б1 133/19А 400 400 102,3 57,6 57,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 15283,5 6545,4 147,1 68,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 259 4Б2 260 400 400 66,6 310,7 333,4 0,1 0,2 2,1 2,3 0,7 0,8 10067,9 4314,4 149,0 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 134/3 4Б1 134/4 300 300 85,2 97,4 95,1 0,1 0,1 0,9 0,8 0,4 0,4 11182,3 4791,0 148,9 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-6 4Б2 204/4-7 250 250 42,9 17,5 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4916,6 2105,5 146,4 65,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 279 4Б2 278 400 400 48,7 342,7 318,4 0,1 0,1 2,6 2,1 0,8 0,7 7367,8 3157,5 149,1 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-3 комплекс торгівельний ТОВ "Ква 100 100 88,7 28,2 28,2 2,2 2,1 24,9 23,4 1,1 1,0 6549,6 2803,3 148,8 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/18 4Б1 133/18А 400 400 30,1 57,7 57,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4502,6 1929,3 147,4 68,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 109 4Б1 110 700 700 136,3 1920,2 2097,4 0,6 0,6 4,2 4,8 1,5 1,5 31167,5 13354,2 149,9 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 152 4Б1 153 700 700 25,5 49,7 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5751,2 2443,0 147,9 66,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 244 4Б2 245 700 700 75,6 1253,6 1272,2 0,1 0,1 1,8 1,8 1,0 0,9 17238,6 7387,7 149,5 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 тв-Булг13 4Б2 ЦТП-Сим19А 200 200 53,2 38,5 38,5 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,3 5535,1 2375,4 148,2 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 144 4Б1 145 700 700 12,1 152,7 150,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2725,5 1165,5 148,5 67,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 127 4Б1 тв-127/1Б 250 250 82,4 114,2 114,1 0,3 0,3 3,3 3,1 0,7 0,7 9788,4 4194,0 149,5 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/1 4Б2 250/2 300 300 30,3 308,3 307,9 0,3 0,3 9,4 8,8 1,3 1,2 3977,9 1704,7 149,3 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-7 4Б2 204/4-8 250 250 37,8 17,5 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4329,4 1854,2 146,1 65,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119/5-2а 4Б1 119/5-3а 80 80 98,3 11,9 11,9 1,4 1,3 14,4 13,6 0,7 0,7 6472,9 2770,0 149,0 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106/2 4Б1 106/3 300 300 78,1 180,5 104,3 0,3 0,1 3,2 1,0 0,8 0,4 10306,8 4417,2 149,7 69,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/18 4Б2 254/18-2 100 100 79,1 3,7 3,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 5818,5 2438,4 148,3 65,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 134/8 4Б1 134/7 300 300 39,8 102,7 105,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,4 0,4 5233,2 2242,5 149,2 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 155А 4Б1 156 700 700 160,2 49,2 48,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35572,3 15215,0 145,6 67,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/11 4Б2 254/12 300 300 110,1 175,2 175,0 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,7 14380,7 6161,8 148,5 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Кур18Г 4Б1 111/5 150 150 53,4 27,1 27,1 0,1 0,1 2,8 2,6 0,5 0,4 4581,7 1956,0 149,7 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 268 4Б2 тв-269А 400 400 63,6 3,0 26,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9413,5 3976,9 145,6 67,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/11-1А 4Б2 204/11-1Б 200 200 84,0 73,3 73,3 0,4 0,4 4,4 4,2 0,7 0,7 8822,7 3780,0 149,5 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 тБ-254 4Б2 256 400 400 24,2 539,6 562,0 0,2 0,2 6,3 6,4 1,3 1,3 3668,5 1572,2 149,1 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/23 4Б2 204/24 300 300 31,1 118,4 114,3 0,0 0,0 1,4 1,2 0,5 0,5 4048,7 1735,0 148,9 68,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/3 4Б1 тв-РРол5В 150 150 8,1 137,2 137,2 0,6 0,5 70,5 66,1 2,3 2,2 692,2 296,7 149,7 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Косм7А 4Б1 140/3-1 125 125 47,1 24,5 24,5 0,3 0,3 5,9 5,5 0,6 0,6 3887,1 1664,5 148,9 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/6-1А 4Б1 103/6-1Б 80 80 5,5 8,8 8,8 0,0 0,0 8,0 7,5 0,5 0,5 365,6 156,7 149,6 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257/1 4Б2 257/2 250 250 242,6 106,5 106,4 0,7 0,7 2,9 2,7 0,7 0,6 28736,5 12283,8 149,1 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/8 4Б2 250/9 400 400 78,3 97,0 96,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 11868,5 5085,0 149,1 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/6 4Б2 204/7 400 400 28,6 593,1 640,3 0,2 0,2 7,6 8,4 1,4 1,4 4353,0 1865,5 149,8 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 152/1 4Б1 152/2 200 200 90,7 102,7 102,7 0,8 0,7 8,7 8,2 1,0 0,9 9428,1 4039,6 147,9 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 2П-3 4Б2 251 700 700 89,4 944,6 965,1 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 20352,5 8722,0 149,3 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-8 4Б2 204/4-9 250 250 43,4 17,5 17,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4971,2 2128,8 145,9 65,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 114 4Б1 ЦТП-Кур14А 150 150 196,4 37,2 37,2 1,0 1,0 5,2 4,9 0,6 0,6 16838,6 7223,7 149,8 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/26 4Б2 204/27 300 300 145,9 116,7 112,7 0,2 0,2 1,3 1,2 0,5 0,5 19003,5 8140,9 148,6 68,2
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/1 4Б1 126Б/2 250 250 69,2 103,9 103,8 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,6 8214,7 3516,9 149,3 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 2П-2 4Б1 118/1 500 500 283,1 695,2 718,1 0,9 0,9 3,3 3,3 1,1 1,0 50037,7 21456,1 149,7 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/9А 4Б2 204/10 400 400 155,2 435,4 430,7 0,6 0,6 4,1 3,8 1,0 1,0 23576,7 10102,9 149,7 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-5А 4Б1 ПД 115/4-4 300 300 11,8 192,6 39,9 0,0 0,0 3,6 0,1 0,8 0,2 1551,1 664,8 148,9 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 146 4Б1 147 700 700 32,8 152,6 150,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7389,8 3166,6 148,4 67,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 127/4 4Б1 127/5 200 200 224,0 79,6 79,6 1,2 1,1 5,2 4,9 0,8 0,7 23426,4 10032,0 148,9 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 210 4Б2 2П-1ТМ2 700 700 186,7 2018,5 2052,9 0,9 0,9 4,7 4,6 1,6 1,5 42628,7 18268,4 149,9 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/2 4Б1 ЦТП-РРо11А 200 200 35,7 32,7 32,6 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 3755,6 1611,6 149,9 69,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-5 4Б1 115/4-5А 300 300 55,0 192,6 39,9 0,2 0,0 3,6 0,1 0,8 0,2 7218,6 3093,7 149,0 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 139 4Б1 140 600 600 158,5 505,6 506,0 0,1 0,1 0,7 0,6 0,5 0,5 32408,9 13879,7 149,5 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 257/4 4Б2 ЦТП-Булг4А 250 250 15,4 62,0 62,0 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 1820,4 781,3 148,5 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 112 4Б1 112/1А 250 250 80,1 109,2 109,1 0,2 0,2 3,1 2,9 0,7 0,6 9519,1 4093,6 149,9 69,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-2 4Б1 115/4-1 400 400 35,3 72,1 160,1 0,0 0,0 0,1 0,5 0,2 0,4 5326,1 2282,6 148,1 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/11-1 4Б2 204/11-1А 200 200 21,2 73,3 73,3 0,1 0,1 4,4 4,2 0,7 0,7 2227,8 954,2 149,6 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 122 4Б1 123 600 600 147,5 1072,2 1154,8 0,4 0,5 3,0 3,2 1,1 1,2 30196,9 12937,4 149,6 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-9 4Б2 204/4-10 150 150 92,2 17,5 17,5 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 7610,0 3257,5 145,6 65,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204 4Б2 205 700 700 39,3 1797,3 1771,2 0,1 0,1 3,7 3,4 1,4 1,3 8975,7 3846,4 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/3 4Б1 104/4 400 400 77,2 247,2 247,0 0,1 0,1 1,3 1,2 0,6 0,6 11750,5 5035,3 149,8 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-3 4Б1 115/4-2 400 400 341,4 72,2 160,2 0,0 0,2 0,1 0,5 0,2 0,4 51696,4 22155,6 148,8 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 280 4Б2 279 400 400 27,1 342,7 318,3 0,1 0,1 2,6 2,1 0,8 0,7 4104,0 1758,8 149,1 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 236 4Б2 237 700 700 153,6 1264,0 1280,7 0,3 0,3 1,8 1,8 1,0 0,9 35033,2 15013,1 149,7 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/12 4Б2 204/12-1 200 200 131,1 114,6 114,5 1,4 1,3 10,9 10,2 1,1 1,0 13737,6 5907,4 149,6 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-РРол 4 4Б1 109/1 200 200 31,5 122,6 122,6 0,4 0,4 12,4 11,7 1,2 1,1 3318,4 1422,1 149,9 69,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 140/3 4Б1 ЦТП-Косм7А 150 150 20,5 68,8 68,8 0,4 0,3 17,7 16,7 1,2 1,1 1752,8 751,7 148,9 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-127/1Б 4Б1 127/2 250 250 36,8 79,6 79,5 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 4372,5 1871,8 149,4 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 104/4 4Б1 104/4А 400 400 69,0 247,2 247,0 0,1 0,1 1,3 1,2 0,6 0,6 10506,8 4502,4 149,7 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 101А 4Б1 Т.А(102) 800 800 40,8 3205,4 3154,5 0,2 0,2 5,9 5,3 1,9 1,8 10395,1 4455,0 150,0 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв-103/6-1 4Б1 тв-103/7-1 200 200 103,5 104,3 104,2 0,9 0,9 9,0 8,4 1,0 0,9 10871,8 4656,1 149,7 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106/4 4Б1 ЦТП-Кола6А 200 200 89,6 65,4 65,4 0,3 0,3 3,5 3,3 0,6 0,6 9426,7 4037,5 149,6 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 270А 4Б2 ЦТП-Жол4В 200 200 95,2 149,0 149,0 1,7 1,6 18,3 17,2 1,4 1,3 9946,7 4262,1 148,7 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/7 4Б2 204/8 400 400 10,5 593,1 640,3 0,1 0,1 7,6 8,4 1,4 1,4 1598,9 685,2 149,8 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 209 4Б2 210 700 700 50,5 2018,5 2052,8 0,2 0,2 4,7 4,6 1,6 1,5 11520,5 4937,3 149,9 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-12 4Б2 #210 150 150 34,3 17,5 17,5 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 2819,9 1208,0 144,2 66,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 140 4Б1 140/1А 300 300 84,8 199,7 199,5 0,3 0,3 3,9 3,7 0,9 0,8 11126,2 4775,8 149,4 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 ЦТП-Курб3А 4Б1 144/1-2 200 200 16,0 78,0 78,0 0,1 0,1 5,0 4,7 0,8 0,7 1663,5 712,9 148,3 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/26 4Б1 133/25 400 400 116,2 82,6 82,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 17523,4 7505,7 148,5 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 275 4Б2 274 400 400 91,3 342,6 318,4 0,2 0,2 2,5 2,1 0,8 0,7 13806,8 5916,6 149,0 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/7 4Б2 250/8 300 300 106,7 231,5 231,2 0,6 0,5 5,3 4,9 1,0 0,9 13999,8 5998,9 149,1 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/25 4Б2 204/26 300 300 33,4 116,7 112,7 0,0 0,0 1,3 1,2 0,5 0,5 4348,4 1863,4 148,7 68,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 252 4Б2 253 700 700 108,5 944,4 965,3 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 24694,3 10582,5 149,3 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 256 4Б2 257 400 400 109,4 539,6 562,0 0,7 0,7 6,3 6,4 1,3 1,3 16556,4 7095,0 149,1 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/4 4Б1 ЦТП-Зодч54 150 150 38,4 48,1 48,1 0,3 0,3 8,7 8,1 0,8 0,8 3294,1 1411,4 149,5 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111/6 4Б1 111/6А 150 150 5,0 27,1 27,1 0,0 0,0 2,8 2,6 0,5 0,4 423,6 181,6 149,1 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/4 4Б2 254/5 300 300 26,3 263,1 262,7 0,2 0,2 6,8 6,4 1,1 1,1 3439,0 1473,8 148,9 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 205 4Б2 206 700 700 89,3 1797,3 1771,3 0,3 0,3 3,7 3,4 1,4 1,3 20401,5 8743,3 150,0 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 273 4Б2 272 400 400 43,6 201,2 177,4 0,0 0,0 0,9 0,6 0,5 0,4 6597,3 2827,2 148,9 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 126Б/4 4Б1 126Б/5 200 200 46,1 103,9 103,8 0,4 0,4 8,9 8,4 1,0 0,9 4828,3 2069,0 149,0 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 139 4Б1 тв 139/1 300 300 46,9 123,2 123,1 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 6153,5 2642,7 149,5 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-10 4Б2 тв-Пер в20 150 150 52,7 17,5 17,5 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 4343,8 1860,3 145,2 65,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 115/4-1 4Б1 115/4 400 400 89,6 49,7 182,6 0,0 0,1 0,1 0,7 0,1 0,4 13505,3 5788,0 148,0 69,2
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3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/3 4Б1 103/4 300 300 61,7 250,5 250,2 0,4 0,4 6,2 5,8 1,1 1,0 8144,3 3488,4 149,9 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 250/8-1 4Б2 250/8-2 250 250 83,5 81,7 81,6 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 9893,9 4235,6 149,0 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 147 4Б1 148 700 700 98,7 152,6 150,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 22263,5 9537,7 148,4 67,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 264/1-1 4Б2 264/1-2 125 125 49,0 52,1 52,0 1,3 1,2 26,4 24,8 1,3 1,2 4031,4 1726,9 148,7 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 140/1А 4Б1 140/1 300 300 13,3 199,7 199,5 0,1 0,0 3,9 3,7 0,9 0,8 1751,0 750,4 149,3 69,3

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 106/4 4Б1 106/5 300 300 123,6 97,2 187,6 0,1 0,4 0,9 3,3 0,4 0,8 16299,3 6985,4 149,6 69,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 117 4Б1 118 700 700 58,7 637,3 696,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 13397,6 5741,5 149,8 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/18 4Б2 254/19 250 250 38,6 171,4 171,3 0,3 0,3 7,5 7,1 1,1 1,0 4550,0 1950,6 148,3 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/8 4Б1 115/4-10 300 300 391,5 157,7 209,6 1,0 1,6 2,5 4,1 0,7 0,8 51531,9 22087,2 149,8 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 тв-Пер в20 4Б2 204/4-11 150 150 14,3 17,5 17,5 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 1176,7 504,2 144,9 65,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/3 4Б2 204/4А 400 400 136,1 610,9 657,4 1,1 1,2 8,1 8,8 1,5 1,5 20680,5 8862,2 150,0 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 243 4Б2 244 700 700 138,8 1253,7 1272,1 0,3 0,2 1,8 1,7 1,0 0,9 31630,3 13554,9 149,5 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/4-11 4Б2 204/4-12 150 150 136,8 17,5 17,5 0,2 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 11272,5 4822,4 144,9 65,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 111 4Б1 111/1 300 300 82,3 228,4 228,3 0,4 0,4 5,1 4,8 1,0 0,9 10840,0 4654,0 149,9 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 125А 4Б1 126 500 500 103,5 914,1 997,3 0,6 0,7 5,6 6,3 1,4 1,4 18279,6 7832,3 149,5 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 266/1-1 4Б2 266/1-2 200 200 47,6 32,3 32,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 4945,8 2118,8 148,1 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/18А 4Б1 133/19 400 400 70,4 57,7 57,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10518,9 4505,9 147,3 68,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/8А 4Б2 254/9 300 300 102,7 175,2 174,9 0,3 0,3 3,0 2,8 0,7 0,7 13421,3 5750,8 148,7 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 тв103/6-1А 4Б1 103/6-1А 80 80 6,3 8,8 8,8 0,1 0,0 8,0 7,5 0,5 0,5 415,8 178,0 149,6 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 123 4Б1 123/1 200 200 55,0 116,0 115,9 0,6 0,6 11,1 10,4 1,1 1,0 5766,2 2477,5 149,6 69,6

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254 4Б2 254/1 500 500 57,6 404,5 403,6 0,1 0,1 1,1 1,0 0,6 0,6 10150,4 4351,2 149,2 69,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 119/5 4Б1 119/5-1а 80 80 28,2 11,9 11,9 0,4 0,4 14,4 13,6 0,7 0,7 1859,5 796,6 149,3 68,7

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 260 4Б2 262 400 400 144,4 310,6 333,4 0,3 0,3 2,1 2,3 0,7 0,8 21833,5 9355,3 149,0 68,8

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 127/3 4Б1 127/4 200 200 35,8 79,6 79,6 0,2 0,2 5,2 4,9 0,8 0,7 3742,2 1603,6 149,0 69,2

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 281 4Б2 280 400 400 34,9 342,7 318,3 0,1 0,1 2,6 2,1 0,8 0,7 5284,5 2264,7 149,1 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/20 4Б2 254/21 200 200 150,4 171,4 171,3 3,6 3,4 24,3 22,8 1,6 1,5 15667,8 6713,1 148,2 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 тА-254 4Б2 тБ-254 600 600 73,4 539,7 561,9 0,1 0,1 0,8 0,8 0,6 0,6 14979,6 6419,3 149,2 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 133/13 4Б1 133/14 400 400 83,6 57,7 57,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12508,1 5357,5 147,9 67,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 101 4Б1 101А 800 800 44,1 3205,4 3154,4 0,3 0,2 5,9 5,3 1,9 1,8 11225,2 4810,8 150,0 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка Вузол16 4Б1 101 800 800 51,1 3205,5 3154,3 0,3 0,3 5,9 5,3 1,9 1,8 13014,9 5580,1 150,0 69,1

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 103/5 4Б1 103/6 250 250 132,3 152,7 152,6 0,8 0,7 6,0 5,6 0,9 0,9 15754,8 6747,1 149,8 69,4

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 251 4Б2 252 700 700 114,1 944,5 965,2 0,1 0,1 1,0 1,0 0,7 0,7 25985,0 11135,6 149,3 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 204/17 4Б2 204/18 300 300 46,9 118,5 114,3 0,1 0,1 1,4 1,2 0,5 0,5 6147,3 2626,2 149,4 67,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 282 4Б2 281 400 400 14,0 342,7 318,3 0,0 0,0 2,6 2,1 0,8 0,7 2123,2 909,9 149,1 68,9

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б1 139/3 4Б1 139/4 200 200 113,7 52,8 52,8 0,3 0,2 2,3 2,2 0,5 0,5 11930,3 5106,6 149,3 69,5

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 254/18-2 4Б2 ІТП-Бул12 100 100 152,1 3,7 3,7 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 10935,0 4648,3 146,7 67,0

3.1.5_РК_М. Борщагівка 4Б2 276 4Б2 275 400 400 147,2 342,7 318,4 0,4 0,3 2,6 2,1 0,8 0,7 22272,7 9543,9 149,0 69,0

3.1.6_РК Виноградар 31 112 31 БН1Б 200 200 35,7 15,9 15,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 3732,7 1599,8 149,2 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 107/3 31 107/4 200 200 170,3 227,6 227,5 7,3 6,8 42,8 40,2 2,2 2,1 17893,4 7667,0 149,7 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 211 32 211/1 200 200 31,7 45,7 45,7 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 3325,2 1426,5 149,7 69,8

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/18 33 304А/19 400 400 49,1 111,1 111,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 7431,6 3184,4 149,0 69,2

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/5 33 304А/6 400 400 59,0 267,7 267,1 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 8962,6 3840,8 149,8 69,3

3.1.6_РК Виноградар 33 303 33 303/1 250 250 134,1 70,4 70,3 0,2 0,2 1,3 1,2 0,4 0,4 15965,6 6841,0 150,0 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/6 31 #59 150 150 26,8 71,7 71,7 0,5 0,5 19,3 18,1 1,2 1,2 2290,7 982,0 149,2 69,0

3.1.6_РК Виноградар 33 303 33 304 600 600 231,1 1304,1 1300,4 1,0 0,9 4,4 4,1 1,4 1,3 47419,3 20320,1 150,0 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 310/3 33 310/4 500 500 71,2 324,6 323,3 0,1 0,0 0,7 0,7 0,5 0,5 12591,6 5395,8 149,8 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 КРАСН15 31 КРАСН13-16 150 150 58,4 24,3 24,3 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 4982,9 2137,3 149,0 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 104 31 104А 500 500 88,5 708,1 706,8 0,3 0,3 3,4 3,2 1,1 1,0 15680,3 6719,8 149,9 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 112/2 31 112/3 100 100 42,0 15,9 15,9 0,3 0,3 7,9 7,5 0,6 0,6 3098,1 1328,1 148,8 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 107 31 108 500 500 87,0 221,2 220,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 15405,8 6595,2 149,8 69,2
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3.1.6_РК Виноградар 32 217/1 32 217/2 300 300 40,3 147,1 147,0 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,6 5300,9 2271,6 149,5 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 310А 33 311 400 400 31,5 494,2 493,7 0,2 0,2 5,3 5,0 1,2 1,1 4792,4 2053,8 149,8 69,6

3.1.6_РК Виноградар 31 107/6 31 БН3А 200 200 12,4 60,6 60,6 0,0 0,0 3,0 2,9 0,6 0,5 1301,9 558,3 149,4 69,7

3.1.6_РК Виноградар 32 201А 31 202 500 500 24,5 736,8 735,0 0,1 0,1 3,7 3,4 1,1 1,1 4349,6 1864,1 150,0 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 208/3А 32 208/3А-1 200 200 35,8 18,2 18,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3750,5 1607,2 149,5 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 206 31 Порика13 100 100 63,8 2,9 2,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 4738,3 2012,6 149,9 69,2

3.1.6_РК Виноградар 3.1.6_РК Виноградар Вузол28 800 800 8,5 2826,6 2819,1 0,0 0,0 4,6 4,3 1,7 1,6 2161,7 926,5 150,0 69,3

3.1.6_РК Виноградар 33 325 31 325/А 250 250 13,1 109,9 109,9 0,0 0,0 3,1 2,9 0,7 0,6 1557,9 667,7 149,2 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 305/2 33 БН48 200 200 15,4 50,6 50,6 0,0 0,0 2,1 2,0 0,5 0,5 1619,0 693,8 149,5 69,8

3.1.6_РК Виноградар 32 208/1 32 208/2 400 400 43,0 126,2 125,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 6532,1 2799,1 149,8 69,3

3.1.6_РК Виноградар Вузол28 31 101 500 500 23,3 708,3 706,7 0,1 0,1 3,4 3,2 1,1 1,0 4125,2 1766,9 150,0 69,2

3.1.6_РК Виноградар 33 301 33 302 600 600 43,1 1374,6 1370,6 0,2 0,2 4,9 4,6 1,5 1,4 8839,6 3788,3 150,0 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 світ19 31 104а/6-2 100 100 20,1 11,3 11,3 0,1 0,1 4,0 3,8 0,4 0,4 1467,3 628,6 147,4 68,6

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/11 33 304А/12 400 400 106,2 192,6 192,3 0,1 0,1 0,8 0,8 0,5 0,4 16112,8 6903,9 149,5 69,2

3.1.6_РК Виноградар 33 318 33 319 400 400 41,7 276,3 276,0 0,1 0,1 1,7 1,6 0,7 0,6 6334,7 2714,7 149,6 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 Свобод,10 31 СВОБ10 150 150 28,2 37,4 37,4 0,1 0,1 5,3 4,9 0,6 0,6 2397,9 1027,5 148,7 68,9

3.1.6_РК Виноградар 32 208 32 208/1 400 400 54,1 126,2 125,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 8236,8 3526,4 149,8 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/3 31 104А/3-1А 100 100 32,1 13,2 13,2 0,2 0,2 5,5 5,2 0,5 0,5 2371,7 1019,7 149,6 69,7

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/20 33 СЭВС46 250 250 61,3 51,9 51,9 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 7253,6 3109,7 148,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 312/1 33 БН54 200 200 19,9 58,6 58,6 0,1 0,1 2,8 2,7 0,6 0,5 2090,4 895,8 149,7 69,8

3.1.6_РК Виноградар 32 216/5А 32 216/6А 200 200 116,8 29,8 29,7 0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 0,3 12246,0 5231,5 149,3 69,3

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/4 33 304А/5 400 400 35,5 267,7 267,1 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 5399,4 2313,9 149,8 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 107/2 31 107/3 200 200 128,2 227,6 227,5 5,5 5,1 42,8 40,2 2,2 2,1 13468,2 5771,0 149,7 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 216/3 32 216/4А 200 200 59,4 135,9 135,8 0,9 0,9 15,3 14,3 1,3 1,2 6231,9 2670,5 149,4 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 325/А 33 326 250 250 25,4 109,9 109,9 0,1 0,1 3,1 2,9 0,7 0,6 3011,2 1290,4 149,2 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 209/2 32 БН6А 200 200 54,5 54,0 54,0 0,1 0,1 2,4 2,3 0,5 0,5 5724,2 2452,5 149,5 69,7

3.1.6_РК Виноградар 32 217/3 32 217/4 300 300 30,8 147,0 147,0 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,6 4046,6 1734,1 149,4 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 107/4 31 107/4А 200 200 57,6 129,5 129,5 0,8 0,7 13,9 13,0 1,2 1,2 6044,1 2588,2 149,6 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 310/2 33 310/3 500 500 34,8 324,6 323,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,5 6164,3 2641,7 149,8 69,1

3.1.6_РК Виноградар 33 313 33 314 400 400 23,0 333,3 332,9 0,1 0,1 2,4 2,3 0,8 0,8 3497,6 1498,4 149,7 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 БН6 31 114/1А 150 150 51,1 36,9 36,9 0,3 0,2 5,1 4,8 0,6 0,6 4355,3 1866,0 148,7 69,3

3.1.6_РК Виноградар 33 310/7-3 33 310/7-4 250 250 49,2 133,0 132,9 0,2 0,2 4,5 4,3 0,8 0,8 5830,6 2496,6 149,1 69,3

3.1.6_РК Виноградар 32 216/4А 32 216/5А 200 200 88,1 135,8 135,8 1,3 1,3 15,3 14,3 1,3 1,2 9244,4 3961,2 149,4 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 207 32 208 500 500 72,8 693,5 692,4 0,2 0,2 3,2 3,0 1,1 1,0 12893,9 5525,7 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 208/5А 31 ЦТП ПОР7 150 150 117,4 44,2 44,2 0,9 0,8 7,3 6,9 0,8 0,7 10011,2 4287,9 148,7 69,3

3.1.6_РК Виноградар 33 310/4 33 310/5 600 600 196,1 324,6 323,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 40155,2 17203,7 149,8 69,2

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/13 33 304А/14 400 400 60,1 152,5 152,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 9113,0 3905,0 149,4 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/6-2А 31 104а/6-3а 125 125 28,3 37,5 37,4 0,4 0,4 13,7 12,8 0,9 0,9 2327,3 995,7 148,8 68,8

3.1.6_РК Виноградар 31 КРАСН15 31 БНКРАСНП21 150 150 91,2 22,6 22,5 0,2 0,2 1,9 1,8 0,4 0,4 7774,5 3323,8 149,0 68,7

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/6 31 БН МЕЖ18 150 150 32,7 46,9 46,9 0,3 0,3 8,2 7,7 0,8 0,8 2794,3 1196,8 149,2 68,8

3.1.6_РК Виноградар 32 209 32 209/1 250 250 126,9 111,9 111,8 0,4 0,4 3,2 3,0 0,7 0,6 15101,3 6473,6 149,8 69,7

3.1.6_РК Виноградар 31 310/6б 31 310/6в 600 600 191,4 324,3 323,6 0,1 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 39164,8 16779,5 149,5 69,3

3.1.6_РК Виноградар 32 217/5 31 БН1 200 200 155,8 83,0 83,0 0,9 0,8 5,7 5,4 0,8 0,7 16332,1 6994,3 149,3 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 303/2 33 БН45 150 150 154,8 29,5 29,5 0,5 0,5 3,3 3,1 0,5 0,5 13247,4 5670,6 149,3 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 БНКРАСНП21 31 104А/6-1 100 100 36,3 11,3 11,3 0,1 0,1 4,1 3,8 0,4 0,4 2669,1 1139,7 148,6 68,2

3.1.6_РК Виноградар 32 218 адміністративна будівля ГУНП у 50 50 17,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 939,2 398,2 149,5 68,9

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/15 33 304А/16 400 400 22,5 111,2 111,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 3408,8 1459,8 149,3 69,0

3.1.6_РК Виноградар 31 102А 31 103 500 500 92,9 708,2 706,7 0,3 0,3 3,4 3,2 1,1 1,0 16463,9 7055,5 150,0 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/1 31 104А/2 300 300 148,0 195,3 195,0 0,6 0,5 3,8 3,5 0,8 0,8 19472,5 8343,1 149,9 69,1

3.1.6_РК Виноградар 31 БН3А 31 107/6-1 150 150 18,8 60,6 60,6 0,3 0,2 13,8 12,9 1,0 1,0 1608,2 689,2 149,4 69,7
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3.1.6_РК Виноградар 32 213 32 214 300 300 38,2 378,5 378,1 0,5 0,5 14,1 13,2 1,6 1,5 5025,5 2153,4 149,7 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 211/1 32 БН4Б 200 200 41,7 45,7 45,7 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 4379,9 1876,6 149,7 69,8

3.1.6_РК Виноградар 31 202 32 202А 500 500 73,2 736,8 735,0 0,3 0,3 3,7 3,4 1,1 1,1 12972,1 5559,2 150,0 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 312 31 312/1 300 300 41,3 58,6 58,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,2 5441,6 2333,1 149,8 69,8

3.1.6_РК Виноградар 33 310/7-1 31 310/7-1а 300 300 37,0 324,1 323,9 0,4 0,4 10,3 9,7 1,4 1,3 4853,5 2080,0 149,2 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 216/1А ДЗ №570 УО Подільської РДА в м 65 65 33,5 5,7 5,7 0,3 0,3 9,8 9,2 0,5 0,5 2053,6 879,1 149,5 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 306 33 306/1 250 250 62,2 123,9 123,8 0,2 0,2 3,9 3,7 0,8 0,7 7405,0 3176,4 149,9 69,7

3.1.6_РК Виноградар 31 304А/20-1 31 304А/20-2 150 150 27,3 59,2 59,1 0,4 0,3 13,1 12,3 1,0 0,9 2325,3 996,5 148,8 69,1

3.1.6_РК Виноградар 33 310/1 33 310/2 500 500 20,7 324,6 323,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,5 3654,8 1566,3 149,8 69,1

3.1.6_РК Виноградар 33 304 33 304А 600 600 83,2 1261,5 1258,1 0,3 0,3 4,1 3,8 1,3 1,3 17068,3 7314,2 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 210 32 211 400 400 116,2 455,4 454,9 0,5 0,5 4,5 4,2 1,1 1,0 17680,3 7576,5 149,8 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/6-1А 31 104А/6-2А 150 150 101,4 71,7 71,7 2,0 1,8 19,2 18,1 1,2 1,2 8654,7 3707,9 149,0 69,1

3.1.6_РК Виноградар 32 216/1А 32 216/2А 200 200 46,4 135,9 135,8 0,7 0,7 15,3 14,3 1,3 1,2 4868,0 2086,1 149,5 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 106a 31 107 500 500 48,3 512,7 512,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,8 0,7 8547,4 3663,0 149,8 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 Светл19 31 світ19 100 100 55,5 11,3 11,3 0,2 0,2 4,0 3,8 0,4 0,4 4059,3 1738,0 147,8 68,6

3.1.6_РК Виноградар 32 203 32 204 500 500 49,4 736,6 735,2 0,2 0,2 3,7 3,4 1,1 1,1 8760,3 3754,3 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 107 31 СВОБОДИ22 100 100 179,0 15,4 15,4 1,3 1,3 7,5 7,0 0,6 0,6 13278,6 5671,4 149,8 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 309 33 310 500 500 44,3 818,9 816,9 0,2 0,2 4,5 4,2 1,3 1,2 7858,0 3367,6 149,8 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/10 33 СЭВС36 250 250 22,6 67,2 67,2 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,4 2683,1 1152,0 149,5 69,8

3.1.6_РК Виноградар 33 302 33 303 600 600 185,6 1374,6 1370,6 0,9 0,8 4,9 4,6 1,5 1,4 38088,8 16322,6 150,0 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 208/2 31 208/3 400 400 116,3 93,1 92,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 17675,9 7566,2 149,7 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 310/6в 31 310/6г 600 600 59,6 324,2 323,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 12187,4 5222,6 149,4 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 104а/6-2 31 Світло21 80 80 15,0 11,3 11,3 0,2 0,2 13,0 12,3 0,7 0,6 976,7 418,5 147,3 68,7

3.1.6_РК Виноградар 31 СВОБ10 31 104а/6-4а 150 150 25,1 37,4 37,4 0,1 0,1 5,3 4,9 0,6 0,6 2135,4 915,0 148,6 68,9

3.1.6_РК Виноградар 33 307 33 308 500 500 91,6 819,0 816,8 0,4 0,4 4,5 4,2 1,3 1,2 16227,5 6954,3 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 104А 31 105 500 500 119,9 512,8 511,9 0,2 0,2 1,8 1,7 0,8 0,7 21237,7 9104,3 149,9 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 107/1 31 107/2 250 250 58,4 276,1 275,9 1,1 1,1 19,5 18,3 1,7 1,6 6949,1 2978,0 149,8 69,6

3.1.6_РК Виноградар 31 Крсп23/17 31 Светл19 100 100 68,1 11,3 11,3 0,3 0,3 4,1 3,8 0,4 0,4 4990,2 2136,1 148,2 68,4

3.1.6_РК Виноградар 33 310/7-2 33 310/7-3 300 300 93,1 287,5 287,4 0,8 0,7 8,1 7,6 1,2 1,2 12222,9 5237,8 149,2 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/3 31 104А/3а 300 300 22,9 130,6 130,3 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 3006,9 1288,1 149,6 68,8

3.1.6_РК Виноградар 32 212 32 213 300 300 21,9 409,6 409,2 0,4 0,3 16,5 15,5 1,8 1,6 2878,9 1233,8 149,7 69,5

3.1.6_РК Виноградар 32 217 32 217/1 300 300 72,1 147,1 147,0 0,2 0,1 2,1 2,0 0,6 0,6 9481,5 4062,2 149,5 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 308 33 309 500 500 33,5 819,0 816,9 0,2 0,1 4,5 4,2 1,3 1,2 5942,3 2546,7 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/6 33 304А/7 400 400 53,6 267,7 267,1 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 8148,9 3492,1 149,7 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 105 31 106 500 500 140,3 512,8 512,0 0,2 0,2 1,8 1,7 0,8 0,7 24855,9 10651,2 149,9 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 104а/6-3а 31 Свобод,10 100 100 69,0 37,5 37,4 3,0 2,9 44,1 41,4 1,4 1,4 5082,8 2177,5 148,8 68,9

3.1.6_РК Виноградар 32 218 32 БН3Б 200 200 51,3 40,0 40,0 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 5387,9 2308,5 149,5 69,7

3.1.6_РК Виноградар 33 322 31 323 300 300 28,6 188,3 188,2 0,1 0,1 3,5 3,3 0,8 0,8 3757,8 1610,4 149,5 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 304А 33 305 600 600 9,3 993,6 991,2 0,0 0,0 2,6 2,4 1,1 1,0 1909,7 818,6 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/12 33 304А/13 400 400 74,4 152,5 152,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 11293,3 4836,0 149,4 69,1

3.1.6_РК Виноградар 33 310/7-5 33 310/7-6 250 250 164,2 70,8 70,8 0,2 0,2 1,3 1,2 0,4 0,4 19411,1 8312,9 148,8 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 103 31 104 500 500 119,6 708,2 706,8 0,4 0,4 3,4 3,2 1,1 1,0 21194,6 9082,7 150,0 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 102 31 102А 500 500 32,4 708,3 706,7 0,1 0,1 3,4 3,2 1,1 1,0 5747,3 2463,1 150,0 69,2

3.1.6_РК Виноградар 32 216/6А 32 БН1А 150 150 76,6 29,7 29,7 0,3 0,2 3,3 3,1 0,5 0,5 6543,6 2802,8 148,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 216 32 217 250 250 97,8 187,6 187,5 0,9 0,8 9,0 8,5 1,2 1,1 11621,5 4978,7 149,6 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 т.49 31 104А/6 300 300 69,7 118,6 118,5 0,1 0,1 1,4 1,3 0,5 0,5 9140,4 3915,2 149,3 68,9

3.1.6_РК Виноградар 31 107 31 107/1 250 250 60,6 276,1 275,9 1,2 1,1 19,5 18,3 1,7 1,6 7204,5 3089,9 149,8 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 310/7-4 33 310/7-5 250 250 173,1 70,8 70,7 0,2 0,2 1,3 1,2 0,4 0,4 20504,1 8770,0 149,1 69,1

3.1.6_РК Виноградар 33 310 33 310/1 500 500 11,5 324,6 323,3 0,0 0,0 0,7 0,7 0,5 0,5 2039,8 873,1 149,8 69,1

3.1.6_РК Виноградар 31 108 31 БН5 150 150 74,6 50,3 50,3 0,7 0,7 9,5 8,9 0,9 0,8 6395,9 2747,4 149,7 69,8
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3.1.6_РК Виноградар 33 320(УТ-12) 33 320/1А 250 250 56,1 63,7 63,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,4 0,4 6668,8 2856,1 149,5 69,5

3.1.6_РК Виноградар 32 208/2 32 БН7А 150 150 65,4 33,0 33,0 0,3 0,3 4,1 3,8 0,6 0,5 5605,6 2406,1 149,7 69,8

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/20 31 304А/20-1 150 150 93,9 59,2 59,1 1,2 1,2 13,1 12,3 1,0 0,9 8013,1 3430,8 148,9 69,1

3.1.6_РК Виноградар 33 305 33 305/1 200 200 86,5 50,6 50,6 0,2 0,2 2,1 2,0 0,5 0,5 9089,6 3896,7 149,9 69,7

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/16 33 304А/17 400 400 53,8 111,2 111,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 8149,5 3492,0 149,3 69,1

3.1.6_РК Виноградар 32 208/5 32 208/5А 400 400 126,4 44,3 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 19130,0 8189,1 149,1 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/5 31 т.49 300 300 27,8 130,5 130,4 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 3647,0 1562,9 149,3 68,9

3.1.6_РК Виноградар 33 321(УТ-13) 33 322 300 300 58,1 188,3 188,2 0,2 0,2 3,5 3,3 0,8 0,8 7646,8 3276,8 149,5 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 214 32 215 300 300 250,0 378,5 378,1 3,5 3,3 14,1 13,2 1,6 1,5 32922,5 14106,4 149,7 69,5

3.1.6_РК Виноградар 32 208/3А 32 208/4 400 400 66,3 44,3 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10057,8 4299,4 149,5 68,9

3.1.6_РК Виноградар 32 211 32 212 400 400 69,7 409,6 409,2 0,3 0,2 3,6 3,4 1,0 0,9 10599,2 4541,6 149,7 69,5

3.1.6_РК Виноградар 32 206 32 207 500 500 135,1 693,6 692,4 0,4 0,4 3,2 3,0 1,1 1,0 23951,6 10264,2 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 107/2 31 БН3 150 150 187,6 48,4 48,4 1,6 1,5 8,8 8,2 0,8 0,8 16100,4 6894,9 149,7 69,7

3.1.6_РК Виноградар 31 101 31 102 500 500 16,3 708,3 706,7 0,1 0,1 3,4 3,2 1,1 1,0 2882,6 1235,4 150,0 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 113 31 114 250 250 85,0 37,0 36,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 10053,4 4307,7 149,0 69,2

3.1.6_РК Виноградар 33 306/1 33 БН49 200 200 239,6 68,3 68,3 0,9 0,9 3,9 3,6 0,7 0,6 25200,3 10785,3 149,8 69,7

3.1.6_РК Виноградар 31 208/3 32 208/3А 400 400 7,6 93,1 92,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1156,5 495,6 149,5 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/3а 31 104А/3б 300 300 20,5 130,6 130,4 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 2694,7 1154,8 149,6 68,8

3.1.6_РК Виноградар 33 304А 33 304А/1 400 400 69,3 267,8 267,0 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 10538,3 4512,0 149,9 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 111 31 СВ26Б 100 100 32,5 13,4 13,4 0,2 0,2 5,6 5,3 0,5 0,5 2402,5 1030,1 149,4 69,3

3.1.6_РК Виноградар 32 217 32 218 200 200 29,6 40,5 40,5 0,0 0,0 1,4 1,3 0,4 0,4 3105,4 1331,3 149,5 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 303/1 33 303/2 150 150 141,6 29,5 29,5 0,5 0,4 3,3 3,1 0,5 0,5 12153,8 5192,0 149,7 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 310/6д 33 310/7 600 600 77,2 324,1 323,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 15785,5 6764,3 149,3 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 320/1А 33 320/2А 250 250 132,9 63,7 63,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,4 0,4 15791,3 6763,2 149,4 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 324 33 325 300 300 110,0 109,9 109,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 14464,2 6196,8 149,4 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 315 33 316 400 400 136,7 333,3 333,0 0,3 0,3 2,4 2,3 0,8 0,8 20802,5 8913,9 149,7 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 216 32 216/1А 200 200 115,3 141,5 141,5 1,9 1,8 16,6 15,5 1,4 1,3 12105,3 5186,0 149,6 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 110 31 111 300 300 71,3 85,4 85,3 0,1 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 9368,6 4011,3 149,5 69,0

3.1.6_РК Виноградар 31 310/6а 31 310/6б 600 600 73,5 324,4 323,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 15044,0 6446,6 149,6 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 310/6г 31 310/6д 600 600 40,3 324,2 323,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 8248,2 3534,7 149,4 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 Своб,14 31 104А/6-5А 100 100 46,1 15,5 15,5 0,3 0,3 7,5 7,1 0,6 0,6 3387,5 1452,1 148,3 69,1

3.1.6_РК Виноградар 31 104А 31 104А/1 300 300 41,6 195,3 195,0 0,2 0,1 3,8 3,5 0,8 0,8 5477,7 2345,1 149,9 69,0

3.1.6_РК Виноградар 33 312 33 313 400 400 47,4 435,6 435,2 0,2 0,2 4,1 3,9 1,0 1,0 7213,9 3091,3 149,8 69,6

3.1.6_РК Виноградар 31 108 31 109 500 500 85,4 170,8 170,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 15105,7 6467,3 149,7 69,1

3.1.6_РК Виноградар 31 110/2 31 БН4 200 200 9,6 21,9 21,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 999,7 428,6 149,1 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 #59 31 104А/6-1А 150 150 145,2 71,7 71,7 2,8 2,6 19,3 18,1 1,2 1,2 12394,3 5309,4 149,1 69,0

3.1.6_РК Виноградар 31 209/1-1 32 БН5А 200 200 50,6 57,9 57,9 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,5 5316,1 2277,8 149,6 69,8

3.1.6_РК Виноградар 33 305/1 33 305/2 200 200 96,1 50,6 50,6 0,2 0,2 2,1 2,0 0,5 0,5 10096,2 4324,7 149,7 69,7

3.1.6_РК Виноградар 33 310 33 310А 500 500 151,9 494,3 493,6 0,3 0,2 1,6 1,5 0,8 0,7 26919,2 11544,8 149,8 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 316 33 317 400 400 18,6 276,3 276,0 0,0 0,0 1,7 1,6 0,7 0,6 2821,6 1208,9 149,6 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 306 33 307 500 500 76,7 819,0 816,8 0,3 0,3 4,5 4,2 1,3 1,2 13600,2 5827,4 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 304А/20-3 31 304А/20-4 150 150 128,7 59,2 59,2 1,7 1,6 13,1 12,3 1,0 0,9 10973,6 4700,6 148,6 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 310/7-1а 33 310/7-2 300 300 93,0 287,5 287,3 0,8 0,7 8,1 7,6 1,2 1,2 12214,0 5233,3 149,2 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 112 31 113 250 250 63,2 46,2 46,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 7483,8 3205,2 149,2 69,0

3.1.6_РК Виноградар 33 310/5 33 310/6 600 600 79,0 324,5 323,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 16173,0 6930,4 149,6 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 107/4А 31 107/5 200 200 65,1 129,5 129,5 0,9 0,8 13,9 13,0 1,2 1,2 6833,5 2928,3 149,6 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/17 33 304А/18 400 400 114,9 111,2 111,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 17396,7 7452,6 149,2 69,1

3.1.6_РК Виноградар 32 217/5 32 217/6 200 200 39,3 64,0 64,0 0,1 0,1 3,4 3,2 0,6 0,6 4123,9 1767,6 149,3 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/19 33 304А/20 400 400 48,2 111,1 111,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 7289,5 3123,5 149,0 69,2

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/8 33 304А/9 400 400 100,9 267,7 267,2 0,2 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 15327,5 6567,9 149,7 69,3
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3.1.6_РК Виноградар 31 109 31 110 300 300 162,2 170,8 170,5 0,5 0,4 2,9 2,7 0,7 0,7 21315,1 9132,0 149,6 69,1

3.1.6_РК Виноградар 31 107/4 31 БН2 200 200 14,6 98,1 98,1 0,1 0,1 8,0 7,5 0,9 0,9 1532,3 657,3 149,6 69,8

3.1.6_РК Виноградар 31 111 31 СВОБОДИ34 80 80 37,4 9,9 9,9 0,4 0,3 9,9 9,3 0,6 0,6 2473,1 1061,5 149,4 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 205 32 206 500 500 65,3 696,4 695,2 0,2 0,2 3,3 3,1 1,1 1,0 11581,9 4963,5 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/3 33 304А/4 400 400 86,3 267,8 267,1 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 13121,1 5622,6 149,8 69,2

3.1.6_РК Виноградар 33 317 33 318 400 400 22,2 276,3 276,0 0,0 0,0 1,7 1,6 0,7 0,6 3374,3 1446,1 149,6 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 БН МЕЖ18 31 КРАСН15 150 150 71,0 46,9 46,9 0,6 0,5 8,2 7,7 0,8 0,8 6051,7 2592,7 149,1 68,9

3.1.6_РК Виноградар Вузол28 33 301 600 600 43,8 1374,7 1370,6 0,2 0,2 4,9 4,6 1,5 1,4 8992,3 3854,4 150,0 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 110/1 31 110/2 200 200 214,7 85,3 85,3 1,3 1,2 6,0 5,7 0,8 0,8 22488,7 9631,2 149,3 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 202А 32 203 500 500 41,5 736,6 735,2 0,2 0,1 3,7 3,4 1,1 1,1 7361,6 3154,9 150,0 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 323 33 323/1 300 300 18,4 188,3 188,2 0,1 0,1 3,5 3,3 0,8 0,8 2421,7 1037,8 149,4 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 310/7-3 33 СЭВС11 250 250 29,4 154,4 154,4 0,2 0,2 6,1 5,7 1,0 0,9 3487,4 1495,5 149,1 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 323/1 33 324 300 300 59,1 109,9 109,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 7778,2 3331,4 149,4 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 112/1 31 112/2 125 125 26,9 15,9 15,9 0,1 0,1 2,5 2,3 0,4 0,4 2213,9 948,5 148,9 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 110/2 31 БН-4 200 200 96,0 63,4 63,4 0,3 0,3 3,3 3,1 0,6 0,6 10052,9 4306,0 149,1 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 304А/20-2 31 304А/20-3 150 150 67,0 59,2 59,1 0,9 0,8 13,1 12,3 1,0 0,9 5715,9 2449,0 148,7 69,2

3.1.6_РК Виноградар 32 204 32 БН43 150 150 78,6 40,1 40,1 0,5 0,4 6,0 5,7 0,7 0,6 6752,0 2898,1 149,9 69,9

3.1.6_РК Виноградар 31 6-3а-1 інтернат школа №6 УО Подільськ 100 100 56,1 10,7 10,7 0,2 0,2 3,6 3,4 0,4 0,4 4114,9 1761,7 148,0 68,9

3.1.6_РК Виноградар 33 310/6 31 310/6а 600 600 42,1 324,4 323,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 8625,8 3696,5 149,6 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 113 СШ №93 УО Подільської РДА в м. 150 150 116,4 9,3 9,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 9936,1 4237,1 149,0 69,0

3.1.6_РК Виноградар 32 217/2 32 217/3 300 300 43,6 147,1 147,0 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,6 5739,7 2459,6 149,4 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/2 33 304А/3 400 400 31,3 267,8 267,1 0,0 0,0 1,6 1,5 0,6 0,6 4752,9 2036,9 149,8 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/3б 31 104А/4 300 300 89,4 130,5 130,4 0,2 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 11722,6 5022,8 149,5 68,8

3.1.6_РК Виноградар 32 217/4 32 217/5 300 300 87,4 147,0 147,0 0,2 0,2 2,1 2,0 0,6 0,6 11495,7 4925,7 149,4 69,5

3.1.6_РК Виноградар 32 209/1 31 209/1-1 200 200 44,5 57,9 57,9 0,1 0,1 2,8 2,6 0,6 0,5 4677,5 2004,5 149,7 69,7

3.1.6_РК Виноградар 32 215 32 216 300 300 66,4 378,4 378,2 0,9 0,9 14,1 13,2 1,6 1,5 8743,4 3747,0 149,6 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/14 33 304А/15 400 400 27,3 152,5 152,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,3 4142,7 1775,3 149,3 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 104а/6-4а 31 Своб,14 100 100 79,1 26,1 26,1 1,7 1,6 21,5 20,2 1,0 0,9 5824,8 2492,9 148,5 68,8

3.1.6_РК Виноградар 31 КРАСН13-16 31 БНКРА14/14 150 150 50,8 24,3 24,3 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 4331,7 1855,5 148,8 69,3

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/15 33 СЭВС43 250 250 28,7 41,3 41,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 3406,8 1462,5 149,3 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 204 32 205 500 500 135,8 696,5 695,1 0,4 0,4 3,3 3,1 1,1 1,0 24072,8 10314,8 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 304 33 БН46 150 150 96,3 42,5 42,5 0,7 0,6 6,8 6,4 0,7 0,7 8266,0 3547,6 149,9 69,9

3.1.6_РК Виноградар 33 306/1 33 БН47 200 200 87,5 55,6 55,6 0,2 0,2 2,6 2,4 0,5 0,5 9198,0 3942,1 149,8 69,8

3.1.6_РК Виноградар 31 Своб,14 31 6-3а-1 100 100 39,4 10,7 10,7 0,1 0,1 3,6 3,4 0,4 0,4 2895,8 1238,8 148,3 68,7

3.1.6_РК Виноградар 32 208 32 209 400 400 53,9 567,3 566,7 0,4 0,4 7,0 6,6 1,4 1,3 8192,7 3511,7 149,8 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/9 ДЗ №765 УО Подільської РДА в м 100 100 53,6 7,8 7,8 0,1 0,1 1,9 1,8 0,3 0,3 3970,5 1699,7 149,6 69,6

3.1.6_РК Виноградар 31 110 31 110/1 200 200 137,9 85,3 85,3 0,8 0,8 6,0 5,7 0,8 0,8 14438,2 6189,0 149,5 69,3

3.1.6_РК Виноградар 32 209 32 210 400 400 92,1 455,4 454,9 0,4 0,4 4,5 4,2 1,1 1,0 14020,3 6007,3 149,8 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 311 33 312 400 400 65,4 494,2 493,7 0,3 0,3 5,3 5,0 1,2 1,1 9957,5 4267,3 149,8 69,6

3.1.6_РК Виноградар 33 320(УТ-12) 33 321(УТ-13) 300 300 54,6 188,3 188,2 0,2 0,2 3,5 3,3 0,8 0,8 7182,8 3078,0 149,5 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 209/1 32 209/2 200 200 73,2 54,0 54,0 0,2 0,2 2,4 2,3 0,5 0,5 7691,5 3294,5 149,7 69,7

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/6-1 31 Крсп23/17 80 80 29,5 11,3 11,3 0,4 0,4 13,1 12,3 0,7 0,6 1933,6 828,3 148,4 68,2

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/9 33 304А/10 400 400 107,5 259,8 259,4 0,2 0,1 1,5 1,4 0,6 0,6 16330,7 6997,7 149,6 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 106 31 106a 500 500 27,6 512,7 512,0 0,0 0,0 1,8 1,7 0,8 0,7 4891,2 2096,2 149,8 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 114 31 БН6 250 250 20,3 36,9 36,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 2406,1 1031,0 148,8 69,3

3.1.6_РК Виноградар 33 305 33 306 600 600 83,5 943,0 940,6 0,2 0,2 2,3 2,1 1,0 0,9 17138,2 7344,3 149,9 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 СВ26Б 31 112/3 100 100 49,8 13,4 13,4 0,3 0,3 5,6 5,3 0,5 0,5 3682,5 1575,6 149,2 69,4

3.1.6_РК Виноградар Вузол28 31 201 500 500 45,7 743,7 741,8 0,2 0,2 3,7 3,5 1,1 1,1 8103,4 3473,8 150,0 69,4

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/10 33 304А/11 400 400 21,9 192,7 192,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,5 0,4 3327,5 1425,1 149,5 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 111 31 112 300 300 93,4 62,1 62,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 12261,4 5249,3 149,4 69,0
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3.1.6_РК Виноградар 32 216/2А 32 216/3 200 200 35,3 135,9 135,8 0,5 0,5 15,3 14,3 1,3 1,2 3702,1 1586,5 149,5 69,5

3.1.6_РК Виноградар 31 107/5 31 107/6 200 200 82,9 129,5 129,5 1,2 1,1 13,9 13,0 1,2 1,2 8702,3 3728,9 149,5 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 319 33 320(УТ-12) 400 400 98,1 276,3 276,0 0,2 0,2 1,7 1,6 0,7 0,6 14922,1 6394,2 149,6 69,6

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/2 31 104А/3 300 300 218,4 143,8 143,5 0,4 0,4 2,0 1,9 0,6 0,6 28725,0 12287,1 149,8 68,9

3.1.6_РК Виноградар 33 314 33 315 400 400 46,5 333,3 332,9 0,1 0,1 2,4 2,3 0,8 0,8 7073,0 3031,1 149,7 69,5

3.1.6_РК Виноградар 32 217/6 32 БН2Б 200 200 11,2 64,0 64,0 0,0 0,0 3,4 3,2 0,6 0,6 1178,4 505,0 149,2 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 216 32 БН1 200 200 25,3 49,3 49,3 0,1 0,0 2,0 1,9 0,5 0,4 2655,3 1139,3 149,6 69,8

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/7 33 304А/8 400 400 47,1 267,7 267,1 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 7153,0 3065,4 149,7 69,3

3.1.6_РК Виноградар 31 201 32 201А 500 500 43,1 743,6 741,9 0,2 0,2 3,7 3,5 1,1 1,1 7642,6 3275,3 150,0 69,4

3.1.6_РК Виноградар 31 107/6 31 107/7 200 200 251,3 68,9 68,9 1,0 0,9 3,9 3,7 0,7 0,6 26357,1 11276,8 149,4 69,6

3.1.6_РК Виноградар 32 208/3А-1 32 208/3А-2 200 200 49,8 18,2 18,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5212,9 2232,4 149,3 69,5

3.1.6_РК Виноградар 33 310/7 33 310/7-1 300 300 165,6 324,1 323,9 1,7 1,6 10,3 9,7 1,4 1,3 21754,7 9321,8 149,3 69,4

3.1.6_РК Виноградар 32 208/4 32 208/5 400 400 51,0 44,3 44,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7717,4 3305,9 149,3 69,0

3.1.6_РК Виноградар 31 БН1Б 31 112/1 125 125 9,0 15,9 15,9 0,0 0,0 2,5 2,3 0,4 0,4 741,9 317,9 149,0 69,3

3.1.6_РК Виноградар 33 304А/1 33 304А/2 400 400 53,6 267,8 267,0 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 8143,0 3489,6 149,9 69,2

3.1.6_РК Виноградар 31 104А/4 31 104А/5 300 300 170,3 130,5 130,4 0,3 0,3 1,7 1,6 0,6 0,5 22336,6 9568,5 149,4 68,9

3.1.6_РК Виноградар 33 310/7-6 33 СЭВС21 250 250 25,1 70,8 70,8 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 2963,2 1269,8 148,5 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 119 1М 120 400 400 90,1 503,8 503,2 0,5 0,5 5,5 5,2 1,2 1,1 13681,2 5863,0 149,6 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 115/1А 1М 115/1Б 200 200 33,3 50,4 49,4 0,1 0,1 2,1 1,9 0,5 0,4 3476,6 1484,1 149,5 67,4

3.1.7_РК Молодь 1М 106А 1М 107 400 400 168,6 442,0 440,5 0,7 0,7 4,2 4,0 1,1 1,0 25635,4 10985,1 149,9 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 101 1М 102 500 500 43,1 1039,4 1035,9 0,3 0,3 7,3 6,8 1,6 1,5 7629,8 3270,2 150,0 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М БН 19А 1М 114/1 80 80 51,1 18,2 18,2 1,7 1,6 33,6 31,6 1,1 1,0 3375,8 1446,0 149,1 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 116А/2А 1М 116А/3 200 200 220,5 104,1 104,0 2,0 1,9 9,0 8,4 1,0 0,9 23129,5 9906,7 149,4 69,6

3.1.7_РК Молодь 1М 122/5 1М 122/6 250 250 63,2 90,5 90,4 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 7493,8 3210,9 149,3 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М 113 1М 113(1) 150 150 57,9 29,1 29,1 0,2 0,2 3,2 3,0 0,5 0,5 4961,3 2130,7 149,8 69,8

3.1.7_РК Молодь 1М 121 1М 121/1 150 150 115,9 19,4 19,4 0,2 0,2 1,4 1,3 0,3 0,3 9930,1 4249,5 149,6 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 101А/1А-4 1М 101А/1А-5 150 150 19,7 61,9 61,9 0,3 0,3 14,3 13,5 1,1 1,0 1689,4 724,0 149,5 69,7

3.1.7_РК Молодь 1М 101/1А 1М 101/1А-1 200 200 69,3 61,9 61,8 0,2 0,2 3,2 3,0 0,6 0,6 7264,6 3120,2 149,9 69,6

3.1.7_РК Молодь 1М 121 1М Герцена, 7 80 80 19,9 34,7 34,7 2,4 2,3 122,5 115,0 2,1 2,0 1315,4 564,8 149,6 69,8

3.1.7_РК Молодь 1М 116 1М 116А 500 500 97,5 632,8 631,8 0,3 0,2 2,7 2,5 1,0 0,9 17258,5 7395,9 149,7 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 123А 1М 123А/1А 200 200 37,2 33,7 33,7 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 3903,5 1673,5 149,5 69,7

3.1.7_РК Молодь 3.1.7_РК Молодь 1М 101 500 500 29,0 1119,0 1115,1 0,2 0,2 8,4 7,9 1,7 1,6 5134,5 2200,5 150,0 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 122/4-1 1М 122/4-2 150 150 73,0 84,5 84,5 2,0 1,8 26,8 25,1 1,4 1,4 6241,3 2674,3 149,3 69,1

3.1.7_РК Молодь 1М 116А/1А 1М 116А/1 200 200 21,9 104,2 103,9 0,2 0,2 9,0 8,4 1,0 0,9 2294,3 983,2 149,6 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 115/1-1 1М 115/1-2 150 150 143,2 50,4 49,4 1,4 1,2 9,5 8,6 0,9 0,8 12144,2 5201,3 149,1 67,7

3.1.7_РК Молодь 1М 122/8 1М 122/8-1(1) 250 250 97,4 49,5 49,5 0,1 0,1 0,6 0,6 0,3 0,3 11536,5 4941,1 149,0 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М 113 1М 113(2) 150 150 19,1 30,3 30,3 0,1 0,1 3,4 3,2 0,5 0,5 1635,5 702,6 149,8 69,8

3.1.7_РК Молодь 1М 116А 1М 117 400 400 72,1 528,6 527,9 0,4 0,4 6,1 5,7 1,3 1,2 10959,3 4696,2 149,7 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 115УТ 1М 115 200 200 58,2 76,3 75,3 0,3 0,3 4,8 4,4 0,7 0,7 6107,0 2603,6 149,7 68,1

3.1.7_РК Молодь 1М 110 1М 111 400 400 36,9 866,5 863,8 0,6 0,6 16,3 15,2 2,1 1,9 5609,9 2404,0 149,8 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 111 1М 112 400 400 53,9 858,0 855,3 0,9 0,8 16,0 14,9 2,1 1,9 8191,9 3510,6 149,8 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 108 1М 109 400 400 92,1 896,9 894,0 1,6 1,5 17,5 16,3 2,2 2,0 14006,0 6002,3 149,9 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 115/1-2 1М 115/1-2А 150 150 55,4 42,4 41,4 0,4 0,3 6,7 6,0 0,7 0,7 4696,8 2009,0 148,8 67,4

3.1.7_РК Молодь 1М 105 1М 106 500 500 73,4 897,1 893,8 0,4 0,4 5,4 5,1 1,4 1,3 13014,7 5574,9 150,0 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 101/4 1М 101/4A 300 300 32,7 7,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4201,3 1796,2 146,5 67,5

3.1.7_РК Молодь 1М 121 1М 122 400 400 31,3 426,9 426,5 0,1 0,1 4,0 3,7 1,0 1,0 4749,5 2035,3 149,6 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 116А/1 1М 116А/2 200 200 35,3 104,2 103,9 0,3 0,3 9,0 8,4 1,0 0,9 3705,8 1588,0 149,6 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 101/2 адміністративна будівля 150 150 25,4 8,0 8,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2146,1 925,3 148,6 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 107 1М 107А 400 400 23,4 896,9 894,0 0,4 0,4 17,5 16,3 2,2 2,0 3553,3 1522,8 149,9 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 102 1М 103 500 500 31,1 1039,4 1035,9 0,2 0,2 7,3 6,8 1,6 1,5 5519,5 2365,5 150,0 69,3
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3.1.7_РК Молодь 1М 122/7 1М 122/7-1 150 150 15,6 41,0 41,0 0,1 0,1 6,3 5,9 0,7 0,7 1335,3 572,7 149,1 69,6

3.1.7_РК Молодь 1М 122/4-2 1М 122/4-3 150 150 40,4 48,6 48,5 0,4 0,3 8,8 8,3 0,8 0,8 3447,3 1474,9 149,2 68,8

3.1.7_РК Молодь 1М 101/1А-2 1М #522 150 150 56,9 61,9 61,8 0,8 0,8 14,3 13,5 1,1 1,0 4887,8 2094,4 149,7 69,7

3.1.7_РК Молодь 1М #522 1М 101/1A-3 150 150 17,8 61,9 61,8 0,3 0,2 14,3 13,5 1,1 1,0 1529,4 655,4 149,6 69,7

3.1.7_РК Молодь 1М 115/1-4 1М 115/1-5 1000 1000 250,6 42,4 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 73869,4 31510,7 148,4 68,3

3.1.7_РК Молодь 1М 127 1М 128 300 300 69,8 131,9 131,8 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 9167,2 3928,1 149,2 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 112А(1) 1М 113 500 500 188,4 787,0 784,3 0,8 0,7 4,2 3,9 1,2 1,1 33340,7 14287,2 149,8 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М #505 1М 101/3 300 300 15,9 9,6 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2054,2 879,9 148,0 66,8

3.1.7_РК Молодь 1М 115 1М 115/1А 200 200 129,7 76,3 75,3 0,6 0,6 4,8 4,4 0,7 0,7 13535,5 5798,2 149,6 68,2

3.1.7_РК Молодь 1М 122/4-2 1М #201 100 100 70,7 25,0 25,0 1,4 1,3 19,7 18,5 1,0 0,9 5226,5 2242,5 149,2 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 101/1А 1М 101/1 400 400 29,1 17,7 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4412,3 1873,0 149,9 67,2

3.1.7_РК Молодь 1М 116А(1) 1М 116А/1А 200 200 41,2 104,2 103,9 0,4 0,3 9,0 8,4 1,0 0,9 4321,5 1851,9 149,7 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М 123 1М 123А 300 300 49,6 196,8 196,7 0,2 0,2 3,8 3,6 0,8 0,8 6522,3 2795,0 149,5 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 112 1М 112А 400 400 65,5 858,0 855,3 1,0 1,0 16,0 14,9 2,1 1,9 9962,3 4269,4 149,8 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 106 1М #н.о.№10 400 400 128,0 455,0 453,4 0,6 0,5 4,5 4,2 1,1 1,0 19462,7 8340,2 150,0 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 101/3 1М 101/4 300 300 92,8 9,6 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11957,0 5107,2 147,8 67,4

3.1.7_РК Молодь 1М 113(2) 1М 113(2)/1 150 150 38,9 30,3 30,3 0,1 0,1 3,4 3,2 0,5 0,5 3345,8 1433,5 149,7 69,8

3.1.7_РК Молодь 1М 101/1A-3 1М 101А/1А-4 150 150 65,6 61,9 61,8 0,9 0,9 14,3 13,5 1,1 1,0 5630,5 2412,5 149,5 69,7

3.1.7_РК Молодь 1М 115/1Б 1М 115/1 200 200 81,9 50,4 49,4 0,2 0,2 2,1 1,9 0,5 0,4 8508,5 3644,9 149,4 67,5

3.1.7_РК Молодь 1М 122/4 1М 122/4-1 150 150 51,6 84,5 84,5 1,4 1,3 26,8 25,1 1,4 1,4 4412,3 1889,3 149,3 69,0

3.1.7_РК Молодь 1М 111 будинок житловий 100 100 17,3 8,5 8,5 0,0 0,0 2,3 2,2 0,3 0,3 1280,2 549,9 149,8 69,9

3.1.7_РК Молодь 1М 124 1М 125 300 300 58,8 131,9 131,8 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 7729,8 3312,3 149,4 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М 122/1(1) 1М 122/2 250 250 85,7 175,1 174,8 0,7 0,6 7,9 7,4 1,1 1,0 10159,8 4353,5 149,5 69,1

3.1.7_РК Молодь 1М 122/1(1A) 1М 122/1(1) 250 250 9,3 175,1 174,8 0,1 0,1 7,9 7,4 1,1 1,0 1103,9 472,8 149,5 69,1

3.1.7_РК Молодь 1М 122/4-4 1М БОНВОЯЖ 150 150 112,1 48,6 48,5 1,0 0,9 8,8 8,3 0,8 0,8 9560,2 4095,1 149,1 68,9

3.1.7_РК Молодь 1М 109 1М 110 400 400 56,0 896,9 894,1 1,0 0,9 17,5 16,3 2,2 2,0 8517,0 3650,0 149,9 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М БОНВОЯЖ 1М #535 250 250 273,3 35,0 35,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 32288,8 13788,5 148,9 69,0

3.1.7_РК Молодь 1М 120 будинок житловий 80 80 26,1 2,0 2,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 1727,4 737,7 149,6 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М 112А 1М 112А-1 300 300 15,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 1969,1 846,2 149,8 69,8

3.1.7_РК Молодь 1М 116А/2 1М 116А/2А 1000 1000 48,6 104,2 103,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14550,1 6233,4 149,6 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 106 1М 106А 400 400 57,3 442,0 440,5 0,2 0,2 4,2 4,0 1,1 1,0 8720,0 3736,9 150,0 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 101/1 1М 101/2 300 300 144,4 17,7 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 18817,0 8041,4 149,7 67,7

3.1.7_РК Молодь 1М 122/6 1М 122/7 250 250 42,1 90,5 90,4 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 4992,0 2139,1 149,2 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М 119/1 адміністративна будівля 50 50 13,6 1,5 1,5 0,0 0,0 2,7 2,6 0,2 0,2 725,7 310,6 148,1 68,8

3.1.7_РК Молодь 1М 112А-1 1М 112А/1 300 300 38,8 71,0 71,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 5124,8 2195,9 149,8 69,9

3.1.7_РК Молодь 1М 113 1М 114 500 500 87,5 727,5 725,1 0,3 0,3 3,6 3,3 1,1 1,0 15487,0 6635,5 149,8 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 105 адміністративна будівля 1000 1000 40,4 142,3 142,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 12092,7 5196,4 150,0 69,9

3.1.7_РК Молодь 1М 114(1) 1М 114/1А 150 150 58,7 18,2 18,2 0,1 0,1 1,2 1,2 0,3 0,3 5024,4 2151,7 149,7 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 118 1М 119 400 400 48,2 505,4 504,7 0,3 0,3 5,6 5,2 1,2 1,1 7317,1 3135,5 149,6 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 125А 1М 126 300 300 22,5 131,9 131,8 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 2963,0 1269,8 149,3 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 118 1М 118(1) 150 150 5,9 23,2 23,2 0,0 0,0 2,0 1,9 0,4 0,4 508,3 218,3 149,6 69,8

3.1.7_РК Молодь 1М 115/1-3 1М 115/1-4 150 150 27,6 42,4 41,4 0,2 0,2 6,7 6,0 0,7 0,7 2329,1 998,0 148,5 67,5

3.1.7_РК Молодь 1М 128 1М 129 300 300 46,8 57,7 57,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6142,3 2631,0 149,1 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 112А 1М 112А(1) 500 500 18,8 787,0 784,3 0,1 0,1 4,2 3,9 1,2 1,1 3328,7 1426,2 149,8 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 114/1А 1М БН 19А 150 150 60,4 18,2 18,2 0,1 0,1 1,2 1,2 0,3 0,3 5173,1 2215,3 149,4 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М #506 1М #505 300 300 37,3 9,6 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4816,3 2061,3 148,5 66,7

3.1.7_РК Молодь 1М 115УТ 1М 116 500 500 112,5 632,9 631,7 0,3 0,3 2,7 2,5 1,0 0,9 19900,1 8533,0 149,7 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 126 1М 127 300 300 104,5 131,9 131,8 0,2 0,2 1,7 1,6 0,6 0,5 13732,3 5883,6 149,3 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 114 1М 115УТ 500 500 95,8 709,3 706,9 0,3 0,3 3,4 3,2 1,1 1,0 16942,7 7260,7 149,8 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 122 1М 123 300 300 68,6 196,9 196,7 0,3 0,2 3,8 3,6 0,8 0,8 9024,6 3869,5 149,5 69,5
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3.1.7_РК Молодь 1М 117 1М 118 400 400 39,8 528,6 527,9 0,2 0,2 6,1 5,7 1,3 1,2 6039,5 2588,3 149,6 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 125 1М 125А 300 300 17,2 131,9 131,8 0,0 0,0 1,7 1,6 0,6 0,5 2263,8 970,1 149,3 69,5

3.1.7_РК Молодь 1М 116А 1М 116А(1) 150 150 7,2 104,2 103,9 0,3 0,3 40,6 37,9 1,8 1,7 618,1 265,0 149,7 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М 122 1М 122/1(1A) 250 250 60,6 230,1 229,8 0,8 0,8 13,6 12,7 1,4 1,3 7197,6 3082,9 149,5 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 121 Реконструкція будівель Державн 125 125 208,0 20,6 20,6 0,9 0,8 4,2 3,9 0,5 0,5 17181,3 7336,3 149,6 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М 122/7 1М 122/8 250 250 53,5 49,5 49,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 6344,3 2716,3 149,1 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 120 1М 121 400 400 140,7 501,8 501,2 0,8 0,7 5,5 5,1 1,2 1,1 21377,4 9160,7 149,6 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 101 1М 101/1А 400 400 51,0 79,6 79,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 7754,8 3317,9 150,0 69,0

3.1.7_РК Молодь 1М 115/1-2А 1М 115/1-3 150 150 137,2 42,4 41,4 0,9 0,8 6,7 6,0 0,7 0,7 11602,3 4968,8 148,7 67,5

3.1.7_РК Молодь 1М 101/1А-1 1М 101/1А-2 200 200 77,7 61,9 61,8 0,2 0,2 3,2 3,0 0,6 0,6 8169,7 3500,0 149,8 69,6

3.1.7_РК Молодь 1М #н.о.№10 1М 107 400 400 85,2 455,0 453,4 0,4 0,4 4,5 4,2 1,1 1,0 12961,5 5554,4 149,9 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 122/4-3 1М 122/4-4 150 150 18,3 48,6 48,5 0,2 0,2 8,8 8,3 0,8 0,8 1559,1 668,1 149,1 68,8

3.1.7_РК Молодь 1М 115/1-5 1М 115/1-6 1000 1000 17,1 41,9 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5011,8 2147,2 146,7 68,3

3.1.7_РК Молодь 1М 122/4 1М 122/5 250 250 43,5 90,5 90,4 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 5161,1 2213,1 149,3 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 101/2 1М #506 300 300 8,2 9,6 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1070,4 456,0 148,6 66,5

3.1.7_РК Молодь 1М 116А/3 1М 116А/4 150 150 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1966,7 842,9 149,2 69,6

3.1.7_РК Молодь 1М 101/4A 1М 101/4-1 200 200 45,6 7,2 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4662,9 1994,8 145,9 67,7

3.1.7_РК Молодь 1М 101/4 адміністративна будівля 80 80 18,4 2,4 2,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,1 0,1 1190,8 510,9 146,5 68,1

3.1.7_РК Молодь 1М 103 1М 104 500 500 38,2 1039,4 1035,9 0,3 0,3 7,3 6,8 1,6 1,5 6765,5 2899,4 150,0 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 114 1М 114(1) 150 150 15,4 18,2 18,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,3 0,3 1318,0 564,7 149,8 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 107А 1М 108 400 400 46,4 896,9 894,0 0,8 0,8 17,5 16,3 2,2 2,0 7053,3 3022,8 149,9 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 122/2 1М 122/3 250 250 67,1 175,1 174,9 0,5 0,5 7,9 7,4 1,1 1,0 7955,8 3409,2 149,4 69,1

3.1.7_РК Молодь 1М 122/3 1М 122/4 250 250 100,9 175,1 174,9 0,8 0,7 7,9 7,4 1,1 1,0 11966,6 5127,6 149,4 69,2

3.1.7_РК Молодь 1М 123А 1М 124 300 300 67,3 131,9 131,8 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 8850,4 3790,6 149,5 69,4

3.1.7_РК Молодь 1М 104 1М 105 500 500 38,6 1039,4 1036,0 0,3 0,3 7,3 6,8 1,6 1,5 6848,6 2935,1 150,0 69,3

3.1.7_РК Молодь 1М 119 1М 119/1 50 50 43,5 1,5 1,5 0,1 0,1 2,7 2,6 0,2 0,2 2340,3 992,5 149,6 68,6

3.1.7_РК Молодь 1М 122/1(1A) 1М #195 200 200 40,8 55,0 55,0 0,1 0,1 2,5 2,4 0,5 0,5 4279,0 1837,4 149,5 69,7

3.1.7_РК Молодь 1М 115/1 1М 115/1-1 150 150 88,1 50,4 49,4 0,8 0,8 9,5 8,6 0,9 0,8 7472,8 3201,4 149,2 67,6

3.1.8_РК Воскресенка В1 108-1в,2в В1 108/1С 200 200 68,9 71,7 71,7 0,3 0,3 4,3 4,0 0,7 0,6 7372,5 3158,8 149,8 69,8

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/4 ВД2 269/3 250 250 51,0 177,6 177,5 0,4 0,4 8,1 7,6 1,1 1,0 6092,7 2610,9 148,8 69,0

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/4 В2 223/4А 400 400 70,3 224,1 223,6 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 10731,7 4598,7 149,1 68,8

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/6 В2 223/7 400 400 25,7 133,9 133,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 3914,7 1677,6 148,9 68,4

3.1.8_РК Воскресенка В2 230 В2 231 700 700 211,7 88,7 88,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 48473,3 20741,0 148,1 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 221Б В2 221а 700 700 10,8 552,2 548,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 2488,2 1066,4 149,3 68,5

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/3 ВД2 269/2 250 250 21,1 172,2 172,1 0,2 0,2 7,6 7,1 1,1 1,0 2518,2 1079,1 148,8 69,0

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 261 ВД2 260 500 500 68,4 605,0 600,6 0,2 0,2 2,5 2,3 0,9 0,9 12136,8 5199,8 149,5 68,5

3.1.8_РК Воскресенка В2 230/6 В2 230/7 200 200 35,3 59,6 59,6 0,1 0,1 2,9 2,8 0,6 0,5 3724,0 1595,7 147,5 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/5-5 В2 223/5-6 100 100 48,5 18,1 18,1 0,5 0,5 10,3 9,7 0,7 0,7 3591,3 1538,0 148,9 69,4

3.1.8_РК Воскресенка В2 221а В2 2П-2 700 700 68,4 552,2 548,6 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 15756,2 6752,1 149,3 68,5

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 272 ВД2 КРП_Рай_3б 200 200 13,8 55,3 55,3 0,0 0,0 2,5 2,4 0,5 0,5 1464,4 627,5 148,2 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В1 114 В1 114А 600 600 124,2 914,6 908,2 0,3 0,2 2,2 2,0 1,0 0,9 25759,3 11034,3 149,6 68,5

3.1.8_РК Воскресенка 3.1.8_РК Воскресенка Вузол15 700 700 10,5 1380,5 1370,3 0,0 0,0 2,2 2,0 1,1 1,0 2424,1 1038,9 150,0 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 114А/7 В1 114а/8 300 300 42,7 160,7 159,6 0,1 0,1 2,5 2,4 0,7 0,6 5650,1 2421,1 149,2 68,3

3.1.8_РК Воскресенка СД2 до Стар_26 СД2 252/2-2-1 80 80 14,8 8,3 8,3 0,1 0,1 7,0 6,6 0,5 0,5 966,1 413,9 146,9 68,3

3.1.8_РК Воскресенка В1 104(1В,2В) В1 105 700 700 180,8 1379,9 1370,9 0,4 0,4 2,2 2,0 1,1 1,0 41805,6 17915,2 149,9 68,8

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/7 В2 223/8 400 400 123,6 133,9 133,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 18823,1 8064,0 148,9 68,5

3.1.8_РК Воскресенка СД2 ІТП_Ста_26 СД2 до Стар_26 80 80 3,2 8,3 8,3 0,0 0,0 7,0 6,6 0,5 0,5 208,8 89,5 146,9 68,3

3.1.8_РК Воскресенка В1 101 В1 101а 700 700 36,4 1380,4 1370,4 0,1 0,1 2,2 2,0 1,1 1,0 8410,0 3604,2 150,0 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/1с,2с В1 113/1 250 250 2,9 159,4 159,3 0,0 0,0 6,5 6,1 1,0 0,9 343,8 147,3 149,6 69,3

3.1.8_РК Воскресенка В2 2П-2 В2 222 700 700 17,0 552,1 548,6 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 3916,3 1678,4 149,3 68,5
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3.1.8_РК Воскресенка В1 114а/6 В1 114А/7 300 300 142,6 162,6 161,5 0,4 0,3 2,6 2,4 0,7 0,6 18878,7 8088,4 149,3 68,3

3.1.8_РК Воскресенка В2 222 В2 223 700 700 114,2 552,1 548,6 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 26305,4 11272,3 149,3 68,5

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 264 ВД2 265 250 250 19,4 112,9 112,8 0,1 0,1 3,3 3,1 0,7 0,7 2329,6 998,3 149,5 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В1 108С В1 108(1В,2В) 700 700 20,2 1278,9 1270,7 0,0 0,0 1,9 1,7 1,0 0,9 4678,9 2004,7 149,8 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 226 В2 227 700 700 200,7 149,6 148,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 46035,4 19713,2 148,7 68,4

3.1.8_РК Воскресенка В2 228/3 В2 БН-52 ТМ2 200 200 12,2 45,9 45,9 0,0 0,0 1,7 1,6 0,4 0,4 1294,6 555,4 148,1 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В2 228/3 В2 228/4 150 150 26,3 17,8 17,8 0,0 0,0 1,2 1,1 0,3 0,3 2266,2 968,2 148,1 68,3

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/11 CD2 т.А 125 125 76,0 16,0 16,0 0,2 0,2 2,5 2,3 0,4 0,4 6339,9 2710,9 148,3 68,9

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/8 В2 223/9 400 400 167,7 133,9 133,5 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 25523,2 10932,9 148,8 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В1 111-1,2 В1 111с 700 700 40,5 1159,2 1152,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,9 0,8 9349,3 4005,9 149,7 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 228/2 В2 228/3 250 250 133,9 63,8 63,7 0,1 0,1 1,0 1,0 0,4 0,4 15962,9 6836,6 148,4 68,9

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 267 ВД2 267А 250 250 37,4 55,4 55,3 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 4481,4 1915,3 149,4 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 230/1 В2 1220049 100 100 50,8 12,3 12,3 0,2 0,2 4,8 4,5 0,5 0,4 3737,0 1601,5 148,0 68,9

3.1.8_РК Воскресенка В2 230/4 В2 230/5 250 250 36,4 59,6 59,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,3 4316,2 1848,8 147,6 68,7

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 260 СД2 259 500 500 187,3 596,8 592,5 0,4 0,4 2,4 2,2 0,9 0,9 33233,0 14242,0 149,5 68,6

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/1 ВД2 269/1-1 200 200 63,7 84,8 84,7 0,4 0,4 5,9 5,6 0,8 0,8 6754,7 2894,3 148,6 69,0

3.1.8_РК Воскресенка В2 230/2 В2 230/3 250 250 68,0 91,6 91,6 0,1 0,1 2,2 2,0 0,6 0,5 8071,9 3458,6 147,8 68,7

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 268а ВД2 269 250 250 26,9 55,4 55,3 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 3212,9 1376,7 149,0 68,8

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/3-1 В1 БН-52 200 200 73,8 64,3 64,3 0,3 0,2 3,4 3,2 0,6 0,6 7867,2 3370,6 149,2 69,6

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 260/1а ВД2 Т"В"(260) 200 200 52,0 8,2 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5471,8 2340,8 148,4 67,8

3.1.8_РК Воскресенка В1 113С В1 113-1,2 250 250 9,2 159,4 159,3 0,1 0,1 6,5 6,1 1,0 0,9 1105,2 475,0 149,7 69,3

3.1.8_РК Воскресенка В1 108/1С В1 БН-55 200 200 22,2 71,7 71,7 0,1 0,1 4,3 4,0 0,7 0,6 2371,9 1016,5 149,7 69,8

3.1.8_РК Воскресенка В1 114а/5 В1 114а/6 300 300 120,5 162,6 161,5 0,3 0,3 2,6 2,4 0,7 0,6 15959,1 6837,8 149,4 68,2

3.1.8_РК Воскресенка СД2 ЦТП Пер_3а СД2 до ТК_1л 80 80 20,5 10,6 10,6 0,2 0,2 11,4 10,7 0,6 0,6 1348,4 577,7 147,8 68,9

3.1.8_РК Воскресенка В1 111/1 В1 111/2 200 200 85,3 54,2 54,2 0,2 0,2 2,4 2,3 0,5 0,5 9109,5 3902,7 149,6 69,6

3.1.8_РК Воскресенка В1 110(1В,2В) В1 111-1,2 700 700 23,3 1225,1 1217,8 0,0 0,0 1,7 1,6 1,0 0,9 5373,5 2302,9 149,7 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 106С В1 107(1В,2В) 700 700 17,1 1350,7 1342,3 0,0 0,0 2,1 1,9 1,1 1,0 3957,9 1696,2 149,8 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 114а/3 В1 114А/4 300 300 57,5 166,8 165,6 0,2 0,1 2,7 2,5 0,7 0,7 7617,1 3264,1 149,5 68,2

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/1 В1 113/2 250 250 79,2 150,8 150,6 0,5 0,4 5,8 5,5 0,9 0,9 9521,4 4079,8 149,6 69,3

3.1.8_РК Воскресенка В1 114а/8 В2 227А/4 300 300 86,2 160,7 159,6 0,2 0,2 2,5 2,4 0,7 0,6 11400,1 4884,8 149,2 68,3

3.1.8_РК Воскресенка Вузол19 В2 228 700 700 71,2 294,3 292,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 16330,8 6997,9 148,5 68,5

3.1.8_РК Воскресенка В1 111-1,2 В1 111/1 200 200 52,3 65,9 65,8 0,2 0,2 3,6 3,4 0,6 0,6 5570,6 2395,3 149,7 69,5

3.1.8_РК Воскресенка CD2 252/2 СД2 252/1-1 80 80 30,1 8,3 8,3 0,2 0,2 7,0 6,6 0,5 0,5 1969,3 843,8 148,1 67,8

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/5 В1 від 113/5 200 200 19,3 79,8 79,8 0,1 0,1 5,3 5,0 0,8 0,7 2060,9 883,2 149,1 69,6

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/10 CD2 252/2 400 400 45,3 25,7 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6883,2 2932,2 148,4 67,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 110 В1 110(1В,2В) 700 700 53,9 1225,1 1217,8 0,1 0,1 1,7 1,6 1,0 0,9 12452,3 5336,6 149,7 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 114/1 В1 114/2 200 200 83,8 77,8 77,8 0,4 0,4 5,0 4,7 0,7 0,7 8957,6 3838,7 149,6 69,7

3.1.8_РК Воскресенка CD2 252/1 ВД2 ЦТП_П_7А 150 150 129,9 6,8 6,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 10978,3 4684,0 146,2 67,4

3.1.8_РК Воскресенка В2 223 В2 223/1 400 400 21,9 224,2 223,5 0,0 0,0 1,1 1,0 0,5 0,5 3344,7 1434,2 149,3 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 221 В2 221Б 700 700 138,3 552,3 548,4 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 31872,5 13657,5 149,4 68,5

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/4 В1 1210046 80 80 80,6 6,6 6,6 0,4 0,3 4,4 4,2 0,4 0,4 5348,6 2282,0 149,3 69,3

3.1.8_РК Воскресенка В2 225 В2 226 700 700 75,7 149,7 148,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17398,1 7438,1 148,8 68,2

3.1.8_РК Воскресенка В2 230/4 В2 БН-32 150 150 13,8 32,1 32,1 0,1 0,1 3,8 3,6 0,5 0,5 1187,7 509,3 147,6 68,9

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 263 ВД2 261 500 500 121,0 634,6 630,1 0,3 0,3 2,7 2,5 1,0 0,9 21479,7 9201,1 149,6 68,6

3.1.8_РК Воскресенка СД2 259 В2 219 600 600 7,9 596,7 592,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,6 0,6 1638,3 702,1 149,4 68,6

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/1-1 ВД2 620691 100 100 43,4 15,5 15,5 0,3 0,3 7,5 7,1 0,6 0,6 3209,4 1375,6 148,5 69,2

3.1.8_РК Воскресенка В1 109 В1 109(1В,2В) 700 700 25,2 1247,1 1239,4 0,0 0,0 1,8 1,7 1,0 0,9 5814,0 2491,6 149,8 68,7

3.1.8_РК Воскресенка Вузол20 В2 223/10 400 400 58,8 133,8 133,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 8946,6 3833,6 148,5 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 114а/2 В1 114а/3 300 300 28,2 166,8 165,6 0,1 0,1 2,7 2,5 0,7 0,7 3740,6 1603,0 149,5 68,2

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 270 ВД2 271 200 200 97,5 55,4 55,3 0,2 0,2 2,5 2,4 0,5 0,5 10337,8 4428,3 148,6 69,0
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3.1.8_РК Воскресенка В1 111с В1 112(1В,2В) 700 700 243,0 1159,2 1152,0 0,4 0,3 1,5 1,4 0,9 0,8 56120,0 24048,3 149,7 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 103 В1 104(1В,2В) 700 700 128,4 1380,0 1370,8 0,3 0,3 2,2 2,0 1,1 1,0 29699,6 12727,7 149,9 68,8

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 267/3 ВД2 ЦТП_Сер_34 100 100 62,3 15,5 15,5 0,5 0,4 7,6 7,1 0,6 0,6 4564,8 1954,8 147,2 68,5

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/2 В1 113/3 250 250 231,4 150,7 150,6 1,3 1,3 5,8 5,5 0,9 0,9 27806,3 11911,1 149,6 69,4

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 271 ВД2 272 200 200 109,5 55,3 55,3 0,3 0,3 2,5 2,4 0,5 0,5 11604,8 4970,7 148,4 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В2 230 В2 230/1 250 250 81,1 104,0 103,9 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,6 9639,5 4130,6 148,1 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В1 107(1В,2В) В1 108С 700 700 116,8 1350,7 1342,3 0,2 0,2 2,1 1,9 1,1 1,0 26990,5 11566,7 149,8 68,8

3.1.8_РК Воскресенка В1 114А/4 В1 114а/5 300 300 39,8 162,7 161,5 0,1 0,1 2,6 2,4 0,7 0,6 5268,2 2257,2 149,4 68,2

3.1.8_РК Воскресенка В1 108-1,2 В1 108-1в,2в 200 200 1,0 71,7 71,7 0,0 0,0 4,3 4,0 0,7 0,6 110,3 47,3 149,8 69,8

3.1.8_РК Воскресенка В2 227А/7 В2 227А/8 200 200 31,9 15,5 15,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3356,6 1437,7 148,1 68,1

3.1.8_РК Воскресенка СД2 252/2-2 СД2 ІТП_Ста_26 150 150 79,8 8,3 8,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 6833,1 2921,9 147,7 68,2

3.1.8_РК Воскресенка В2 СЭВС28 ВД2 СЕВП-28н 125 125 15,9 39,4 39,4 0,2 0,2 15,1 14,2 1,0 0,9 1333,3 571,6 148,9 69,5

3.1.8_РК Воскресенка В1 114/2 В1 БН-51 200 200 44,7 77,8 77,8 0,2 0,2 5,0 4,7 0,7 0,7 4770,1 2044,0 149,4 69,7

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/2-1 УО Дніпровської районної в м.К 80 80 112,9 4,8 4,8 0,3 0,2 2,3 2,2 0,3 0,3 7460,3 3164,1 148,7 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В1 109/2 В1 109/3 200 200 133,8 31,6 31,6 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,3 14269,4 6108,1 149,6 69,3

3.1.8_РК Воскресенка В1 108(1В,2В) В1 109 700 700 216,5 1278,9 1270,7 0,4 0,4 1,9 1,7 1,0 0,9 50036,5 21442,0 149,8 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 114а/1 В1 114а/2 300 300 52,2 166,9 165,6 0,1 0,1 2,7 2,5 0,7 0,7 6913,7 2962,7 149,6 68,2

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/1-1 ВД2 269/1-2 200 200 123,9 69,3 69,3 0,5 0,5 4,0 3,7 0,7 0,6 13132,2 5624,3 148,5 69,0

3.1.8_РК Воскресенка В2 219 В2 220 700 700 23,8 596,7 592,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 5491,7 2353,5 149,4 68,6

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/2-1 ВД2 БН24 200 200 27,9 82,6 82,6 0,2 0,1 5,6 5,3 0,8 0,7 2968,0 1272,3 148,7 69,3

3.1.8_РК Воскресенка В1 111/2 В1 БН-53 200 200 91,0 54,2 54,2 0,2 0,2 2,4 2,3 0,5 0,5 9717,1 4162,5 149,5 69,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 231 В2 БН31_Вер_9 250 250 58,7 88,5 88,5 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,5 6969,1 2986,1 147,5 68,8

3.1.8_РК Воскресенка В2 225 ВД2 269/4 250 250 25,9 177,6 177,5 0,2 0,2 8,1 7,6 1,1 1,0 3089,4 1326,3 148,8 69,0

3.1.8_РК Воскресенка В2 227А/3 В2 227а/2 300 300 114,2 145,1 144,1 0,2 0,2 2,1 1,9 0,6 0,6 15113,1 6475,3 149,0 68,5

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/4аР В2 223/5-5 125 125 27,1 50,8 50,8 0,7 0,6 25,1 23,6 1,3 1,2 2272,3 973,7 148,9 69,3

3.1.8_РК Воскресенка СД2 252/2-2-1 будинок житловий 80 80 20,9 8,3 8,3 0,1 0,1 7,0 6,6 0,5 0,5 1361,6 583,3 146,8 68,4

3.1.8_РК Воскресенка В1 118 ВД2 263 500 500 108,9 747,6 742,8 0,4 0,4 3,8 3,5 1,2 1,1 19334,2 8285,5 149,6 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В2 230/1 В2 230/2 250 250 127,9 91,7 91,6 0,3 0,3 2,2 2,0 0,6 0,5 15203,0 6512,0 148,0 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/5-5 В2 223/5-12 100 100 57,8 32,7 32,7 1,9 1,8 33,6 31,6 1,3 1,2 4284,3 1835,7 148,9 69,4

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/3 В1 113/4 200 200 51,0 86,4 86,4 0,3 0,3 6,2 5,8 0,8 0,8 5436,3 2329,3 149,4 69,4

3.1.8_РК Воскресенка В2 224 В2 225 700 700 231,4 327,5 325,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 53229,3 22802,6 149,0 68,6

3.1.8_РК Воскресенка Вузол15 В1 101 700 700 118,3 1380,5 1370,3 0,3 0,2 2,2 2,0 1,1 1,0 27370,9 11729,8 150,0 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/3 В1 113/3-1 200 200 110,5 64,3 64,3 0,4 0,4 3,4 3,2 0,6 0,6 11782,5 5047,4 149,4 69,5

3.1.8_РК Воскресенка CD2 т.А CD2 1220102 125 125 28,9 16,0 16,0 0,1 0,1 2,5 2,3 0,4 0,4 2400,5 1028,4 147,9 68,9

3.1.8_РК Воскресенка В2 230/3 В2 230/4 250 250 55,8 91,6 91,6 0,1 0,1 2,2 2,0 0,6 0,5 6622,2 2837,5 147,7 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 105 В1 106С 700 700 82,8 1350,8 1342,2 0,2 0,2 2,1 1,9 1,1 1,0 19140,4 8201,7 149,9 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 113-1,2 В1 113/1с,2с 250 250 34,3 159,4 159,3 0,2 0,2 6,5 6,1 1,0 0,9 4124,5 1767,5 149,7 69,3

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 Т"В"(260) ВД2 260/1 200 200 96,6 8,2 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10144,6 4333,1 147,7 68,3

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/2 ВД2 269/1 200 200 109,7 84,8 84,7 0,7 0,6 5,9 5,6 0,8 0,8 11650,8 4987,5 148,8 68,9

3.1.8_РК Воскресенка В1 108С В1 108-1,2 200 200 12,9 71,7 71,7 0,1 0,1 4,3 4,0 0,7 0,6 1371,5 590,6 149,8 69,8

3.1.8_РК Воскресенка В2 227А/5 В2 227А/7 300 300 68,9 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9078,0 3884,4 148,7 68,0

3.1.8_РК Воскресенка В1 114А В1 114а/1 300 300 79,2 166,9 165,6 0,2 0,2 2,7 2,5 0,7 0,7 10514,6 4497,6 149,6 68,2

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/1 В1 1210061 100 100 52,5 8,7 8,6 0,1 0,1 2,4 2,2 0,3 0,3 3904,4 1672,1 149,6 69,6

3.1.8_РК Воскресенка В1 114 В1 114/1 200 200 70,2 84,9 84,9 0,4 0,4 6,0 5,6 0,8 0,8 7465,9 3213,0 149,6 69,6

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/2 ВД2 269/2-1 200 200 90,2 87,4 87,4 0,6 0,5 6,3 5,9 0,8 0,8 9571,9 4104,1 148,8 69,2

3.1.8_РК Воскресенка В2 до ТК -4а В2 223/4аР 150 150 15,5 50,8 50,8 0,2 0,1 9,7 9,1 0,9 0,8 1344,6 576,2 148,9 69,3

3.1.8_РК Воскресенка В2 230/5 В2 230/6 200 200 34,8 59,6 59,6 0,1 0,1 2,9 2,8 0,6 0,5 3665,6 1570,7 147,6 68,7

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 268 ВД2 268а 250 250 76,1 55,4 55,3 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 9104,6 3900,3 149,2 68,8

3.1.8_РК Воскресенка В2 227А/1 В2 227А 300 300 16,7 145,1 144,1 0,0 0,0 2,1 1,9 0,6 0,6 2210,1 945,5 148,9 68,5

3.1.8_РК Воскресенка В1 117 В1 118 500 500 47,5 747,6 742,8 0,2 0,2 3,8 3,5 1,2 1,1 8432,2 3613,7 149,6 68,6
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3.1.8_РК Воскресенка В1 111/1 В1 1210062 100 100 71,7 11,6 11,6 0,3 0,3 4,3 4,0 0,4 0,4 5335,3 2282,8 149,6 69,6

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/9 Вузол20 400 400 90,4 133,8 133,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 13743,8 5888,6 148,6 68,6

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/1-2 ВД2 269/1-3 200 200 70,0 69,3 69,3 0,3 0,3 4,0 3,7 0,7 0,6 7416,3 3177,5 148,4 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/5 В2 223/6 400 400 52,1 133,9 133,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 7943,8 3397,9 149,0 68,4

3.1.8_РК Воскресенка В2 227А Вузол19 700 700 38,2 294,4 292,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 8757,0 3752,7 148,5 68,5

3.1.8_РК Воскресенка В2 229 В2 БН-67_Р_16 200 200 33,6 37,5 37,5 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 3549,2 1524,3 148,2 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/2 В2 223/3 400 400 139,7 224,2 223,5 0,2 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 21329,5 9138,9 149,2 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 229 В2 230 700 700 135,0 192,8 192,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 30933,3 13245,2 148,2 68,5

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/1 В2 223/2 400 400 28,8 224,2 223,5 0,0 0,0 1,1 1,0 0,5 0,5 4395,3 1883,6 149,2 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 220 В2 221 700 700 70,2 552,4 548,3 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 16184,3 6932,5 149,4 68,5

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 267А ВД2 268 250 250 41,5 55,4 55,3 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 4959,6 2125,1 149,3 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/11 В2 223/12 250 250 138,8 92,1 92,0 0,3 0,3 2,2 2,0 0,6 0,5 16558,6 7094,6 148,3 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В1 109/3 В1 109/4 200 200 35,3 31,6 31,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 3758,0 1610,0 149,2 69,3

3.1.8_РК Воскресенка В1 116 В1 117 500 500 54,8 747,6 742,7 0,2 0,2 3,8 3,5 1,2 1,1 9723,7 4167,1 149,6 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В2 227а/2 В2 227А/1 300 300 21,5 145,1 144,1 0,0 0,0 2,1 1,9 0,6 0,6 2838,5 1216,4 148,9 68,5

3.1.8_РК Воскресенка CD2 252/2 СД2 ЦТП Пер_3а 125 125 36,5 10,6 10,6 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,2 3022,5 1301,0 148,1 68,9

3.1.8_РК Воскресенка В1 115 В1 116 500 500 24,3 747,6 742,7 0,1 0,1 3,8 3,5 1,2 1,1 4310,4 1847,3 149,6 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/10 В2 223/11 250 250 65,5 108,0 108,0 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,6 7808,2 3350,0 148,4 69,0

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/12 В2 СЭВС29 250 250 26,8 92,0 92,0 0,1 0,1 2,2 2,0 0,6 0,5 3197,8 1370,4 148,1 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В2 227А/4 В2 227А/3 300 300 47,8 145,1 144,1 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,6 6322,6 2710,4 149,1 68,4

3.1.8_РК Воскресенка В2 227А/8 ВД2 267/3 80 80 158,4 15,5 15,5 3,9 3,6 24,4 23,0 0,9 0,9 10373,3 4437,6 147,9 68,4

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 263 ВД2 264 300 300 63,2 112,9 112,8 0,1 0,1 1,3 1,2 0,5 0,5 8394,3 3604,8 149,6 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В1 109 В1 109/2 250 250 34,8 31,6 31,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 4169,3 1789,0 149,8 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В2 228/4 В2 228/5 150 150 132,2 17,8 17,8 0,2 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 11355,9 4858,4 148,0 68,6

3.1.8_РК Воскресенка CD2 252/2 CD2 252/1 400 400 88,2 6,8 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13335,8 5636,6 148,1 66,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 223 В2 224 700 700 382,1 327,8 325,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 88016,0 37679,4 149,3 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В2 227А/4 В2 227А/5 300 300 44,7 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5907,3 2520,7 149,1 67,8

3.1.8_РК Воскресенка В2 СЭВС28 В2 до ТК -4а 150 150 11,7 50,8 50,8 0,1 0,1 9,7 9,1 0,9 0,8 1013,1 434,0 148,9 69,3

3.1.8_РК Воскресенка В1 113С В1 114 600 600 123,0 999,5 993,0 0,3 0,3 2,6 2,4 1,1 1,0 25524,0 10933,0 149,7 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В1 109/4 В1 БН-54 150 150 86,5 31,6 31,6 0,3 0,3 3,7 3,5 0,5 0,5 7508,4 3215,8 149,1 69,4

3.1.8_РК Воскресенка СД2 252/1-1 СД2 252/2-2 80 80 18,4 8,3 8,3 0,1 0,1 7,0 6,6 0,5 0,5 1202,2 515,0 147,9 67,9

3.1.8_РК Воскресенка В2 227 В2 227А 700 700 146,1 149,4 148,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 33499,7 14372,7 148,4 68,5

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/5 В2 СЭВС28 250 250 29,7 90,2 90,1 0,1 0,1 2,1 2,0 0,6 0,5 3544,3 1522,8 149,0 69,4

3.1.8_РК Воскресенка В1 102 В1 103 700 700 162,1 1380,1 1370,7 0,4 0,3 2,2 2,0 1,1 1,0 37497,8 16069,3 149,9 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 230/7 В2 230/8 250 250 27,3 59,6 59,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,3 3243,6 1389,9 147,4 68,8

3.1.8_РК Воскресенка В2 228 В2 229 700 700 236,5 230,5 229,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 54261,9 23234,1 148,5 68,6

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 260 ВД2 260/1а 200 200 87,8 8,2 8,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 9335,9 3960,6 149,5 67,5

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 266 ВД2 267 250 250 35,9 112,9 112,8 0,1 0,1 3,3 3,1 0,7 0,7 4306,6 1845,5 149,4 69,2

3.1.8_РК Воскресенка В2 228/5 В2 БН-54_Ват_ 125 125 33,1 17,8 17,8 0,1 0,1 3,1 2,9 0,4 0,4 2740,9 1174,2 147,4 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 101а В1 102 700 700 244,5 1380,3 1370,4 0,5 0,5 2,2 2,0 1,1 1,0 56542,0 24229,7 150,0 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В1 112(1В,2В) В1 113С 700 700 4,4 1158,9 1152,3 0,0 0,0 1,5 1,4 0,9 0,8 1016,1 435,5 149,7 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 228 В2 228/1 250 250 14,7 63,8 63,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,4 0,4 1751,8 751,4 148,5 68,7

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 265 ВД2 266 250 250 46,6 112,9 112,8 0,2 0,1 3,3 3,1 0,7 0,7 5586,5 2393,9 149,5 69,2

3.1.8_РК Воскресенка В2 228/1 В2 228/2 250 250 23,3 63,8 63,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,4 0,4 2782,0 1192,1 148,4 68,7

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/4А В2 223/5 400 400 40,0 224,1 223,6 0,0 0,0 1,1 1,0 0,5 0,5 6105,9 2616,6 149,0 68,8

3.1.8_РК Воскресенка В1 113/4 В1 113/5 200 200 147,1 79,8 79,8 0,8 0,7 5,3 4,9 0,8 0,7 15685,6 6720,2 149,3 69,6

3.1.8_РК Воскресенка В1 114А В1 115 500 500 11,5 747,6 742,7 0,0 0,0 3,8 3,5 1,2 1,1 2045,2 876,9 149,6 68,6

3.1.8_РК Воскресенка В1 109(1В,2В) В1 110 700 700 168,1 1225,3 1217,6 0,3 0,3 1,7 1,6 1,0 0,9 38845,0 16644,8 149,8 68,7

3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269 ВД2 270 250 250 161,7 55,4 55,3 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 19329,4 8276,2 149,0 69,0

3.1.8_РК Воскресенка В2 223/3 В2 223/4 400 400 105,7 224,2 223,5 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 16128,9 6911,0 149,1 68,8
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3.1.8_РК Воскресенка ВД2 269/1-3 ВД2 269/1-4 200 200 70,5 69,3 69,3 0,3 0,3 4,0 3,7 0,7 0,6 7465,0 3198,4 148,2 69,1

3.1.8_РК Воскресенка В1 114/1 В1 1210045 80 80 89,9 7,0 7,0 0,5 0,4 5,1 4,8 0,4 0,4 5974,8 2548,1 149,6 69,4

3.1.9_СТ Біличі 41 108/5 41 108/6 250 250 159,3 67,6 67,6 0,2 0,2 1,2 1,1 0,4 0,4 18796,1 8049,4 148,8 69,3

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 105 СВЯ 104 200 200 84,6 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8691,6 3694,5 148,0 68,2

3.1.9_СТ Біличі 42 214 42 215 700 700 57,5 1311,8 1297,9 0,1 0,1 2,0 1,8 1,0 1,0 13053,1 5594,0 149,7 68,7

3.1.9_СТ Біличі 412 1П-3 412 133 1000 1000 154,0 511,6 504,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 45500,6 19495,6 149,2 68,1

3.1.9_СТ Біличі 41 114/30 41 114/31 250 250 76,0 121,6 121,5 0,3 0,3 3,8 3,6 0,7 0,7 8986,0 3853,7 149,5 69,3

3.1.9_СТ Біличі Лв2 ВТ-1 Лв2 КК БН 100 100 39,0 23,9 23,9 0,7 0,7 18,0 17,0 0,9 0,9 5047,1 2163,9 146,8 68,4

3.1.9_СТ Біличі Вузол62 Ц10 222/9 150 150 37,5 116,7 116,7 1,9 1,8 50,9 47,8 2,0 1,9 3185,6 1365,1 148,5 69,3

3.1.9_СТ Біличі 412 1П-4 412 152/1 500 500 21,7 244,8 243,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 3786,5 1622,7 147,7 68,3

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 107/2 СВЯ 107/1 200 200 10,3 44,1 44,1 0,0 0,0 1,6 1,5 0,4 0,4 1069,7 457,5 148,7 68,5

3.1.9_СТ Біличі 41 114/33нез 41 114/34нез 200 200 27,3 20,1 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 2822,0 1209,0 149,1 68,0

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 202 СВЯ 201 250 250 49,3 102,9 102,8 0,1 0,1 2,7 2,5 0,6 0,6 5791,8 2481,8 148,3 68,8

3.1.9_СТ Біличі 41 114/6 41 БН-51 200 200 34,1 96,9 96,9 0,3 0,2 7,8 7,3 0,9 0,9 3567,2 1528,7 149,4 69,7

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/3 41 126А/4 400 400 65,9 363,5 362,9 0,2 0,2 2,9 2,7 0,9 0,8 9952,5 4265,1 149,0 69,1

3.1.9_СТ Біличі 412 132/6 412 132/5 500 500 45,3 793,4 783,9 0,2 0,2 4,2 3,9 1,2 1,1 7970,9 3416,0 149,3 68,5

3.1.9_СТ Біличі 412 132/7 412 132/6 500 500 48,5 793,4 783,9 0,2 0,2 4,2 3,9 1,2 1,1 8526,7 3654,2 149,3 68,5

3.1.9_СТ Біличі 412 147 412 148 1000 1000 57,5 309,1 306,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 16911,2 7246,6 148,1 68,3

3.1.9_СТ Біличі 41 108 41 109 1000 1000 120,2 1450,7 1440,6 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 0,5 35800,4 15338,1 149,8 69,0

3.1.9_СТ Біличі 412 148 412 149 1000 1000 45,1 309,0 306,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 13278,7 5690,2 148,0 68,3

3.1.9_СТ Біличі 42 2П-6 42 225 700 700 49,2 1276,1 1264,9 0,1 0,1 1,9 1,7 1,0 0,9 11165,5 4785,1 149,4 68,8

3.1.9_СТ Біличі 42 215 42 216 700 700 167,6 1311,7 1297,9 0,3 0,3 2,0 1,8 1,0 1,0 38066,0 16312,7 149,7 68,7

3.1.9_СТ Біличі 42 220 42 221 700 700 323,1 1311,3 1298,4 0,6 0,6 2,0 1,8 1,0 1,0 73357,5 31434,3 149,6 68,7

3.1.9_СТ Біличі 42 225 42 226 700 700 97,6 1276,1 1264,9 0,2 0,2 1,9 1,7 1,0 0,9 22144,3 9490,0 149,4 68,8

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5-2А 412 132/5-3 250 250 328,4 98,4 98,3 0,8 0,8 2,5 2,3 0,6 0,6 38791,4 16607,3 149,1 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 126/2 41 126/3 500 500 120,4 335,7 335,1 0,1 0,1 0,8 0,7 0,5 0,5 21201,4 9084,8 149,0 69,2

3.1.9_СТ Біличі 41 114/17 41 114/20 250 250 32,3 113,0 113,0 0,1 0,1 3,3 3,1 0,7 0,7 3826,0 1642,7 149,6 69,7

3.1.9_СТ Біличі 412 132/4-5/1 412 132/4-5/2 250 250 111,6 125,8 125,7 0,5 0,4 4,1 3,8 0,8 0,7 13168,0 5641,9 148,7 69,3

3.1.9_СТ Біличі 412 135 СВЯ 207 250 250 19,1 200,2 199,9 0,2 0,2 10,3 9,6 1,2 1,2 2245,8 964,6 148,9 68,7

3.1.9_СТ Біличі Лв2 ВТ-1 Лв2 Котельникова,46 100 100 130,7 26,5 26,5 2,9 2,7 22,0 20,7 1,0 1,0 16931,2 7237,1 146,8 68,2

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/8 41 126а/8-1 200 200 312,4 67,7 67,7 1,2 1,1 3,8 3,6 0,7 0,6 32395,7 13865,4 148,4 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 114/34нез 41 114/40нез 200 200 48,6 20,1 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5035,2 2156,5 148,9 68,1

3.1.9_СТ Біличі 42 103" 41 /2 400 400 132,2 420,7 419,8 0,5 0,5 3,8 3,6 1,0 0,9 20016,8 8604,0 149,9 69,4

3.1.9_СТ Біличі 41 123 41 123А 400 400 146,2 88,1 88,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 22105,8 9484,1 149,3 69,5

3.1.9_СТ Біличі СВЯ БН Ч5 СВЯ 105/1 100 100 12,2 11,3 11,3 0,0 0,0 4,0 3,8 0,4 0,4 883,6 378,6 146,9 68,0

3.1.9_СТ Біличі 41 /2 41 /3 400 400 363,8 420,7 419,8 1,4 1,3 3,8 3,6 1,0 0,9 55260,0 23674,6 149,9 69,5

3.1.9_СТ Біличі 412 150 412 151 1000 1000 83,5 308,7 307,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 24561,0 10523,9 147,9 68,4

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5-2 412 132/5-2А 250 250 103,6 98,5 98,3 0,3 0,2 2,5 2,3 0,6 0,6 12236,1 5242,3 149,2 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 107А 41 108 1000 1000 206,5 1669,2 1658,2 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 0,6 61482,2 26349,8 149,8 69,1

3.1.9_СТ Біличі 42 221А 42 РНС17 200 200 70,2 34,4 34,4 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 7304,3 3128,6 148,9 69,2

3.1.9_СТ Біличі 41 118 41 119 1000 1000 109,2 789,1 784,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 32459,6 13909,7 149,5 69,0

3.1.9_СТ Біличі 412 152/1 412 152/2 500 500 17,7 244,7 243,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 3084,2 1321,7 147,7 68,3

3.1.9_СТ Біличі 41 115 41 116 1000 1000 112,7 789,7 783,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 33517,4 14360,1 149,6 68,9

3.1.9_СТ Біличі 412 151 412 1П-4 1000 1000 70,6 244,9 243,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 20760,5 8889,1 147,8 68,3

3.1.9_СТ Біличі 42 226 ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" 200 200 46,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4789,4 2053,2 149,4 69,4

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/2 41 126А/3 400 400 110,9 363,5 362,9 0,3 0,3 2,9 2,7 0,9 0,8 16752,2 7178,6 149,1 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 114 41 509 300 300 24,8 70,0 69,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 3251,0 1393,2 149,7 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 114 41 114/9 300 300 45,2 512,0 511,5 1,2 1,1 25,8 24,2 2,2 2,1 5926,5 2542,5 149,7 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 108/1 41 108/2 200 200 61,4 123,3 123,1 0,8 0,7 12,6 11,8 1,2 1,1 6429,8 2750,9 149,8 69,1

3.1.9_СТ Біличі 412 135 412 136 1000 1000 121,9 310,7 305,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 36012,0 15406,3 148,9 67,9
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3.1.9_СТ Біличі 412 152/9 412 152/10 500 500 115,8 244,5 244,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 20160,3 8638,2 147,3 68,5

3.1.9_СТ Біличі 42 229/3 42 229/4 500 500 34,2 473,7 472,8 0,1 0,0 1,5 1,4 0,7 0,7 6041,2 2589,0 149,3 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 121 41 122 1000 1000 51,2 788,4 784,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 15216,3 6521,0 149,4 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 /4 41 ПЕРЕХ.ДИА2 400 400 121,4 157,4 157,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4 0,4 18400,2 7893,4 149,7 69,6

3.1.9_СТ Біличі 41 /9 41 #107 200 200 117,9 157,4 157,4 2,4 2,3 20,5 19,2 1,5 1,4 12334,8 5285,2 149,4 69,7

3.1.9_СТ Біличі 42 219 42 220 700 700 142,1 1311,4 1298,3 0,3 0,3 2,0 1,8 1,0 1,0 32260,6 13825,1 149,6 68,7

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/4А 41 СТВС32 250 250 47,0 108,1 108,1 0,1 0,1 3,0 2,8 0,7 0,6 5543,3 2375,4 148,8 69,4

3.1.9_СТ Біличі Ц10 222/6 Ц10 222/7 200 200 34,3 116,7 116,6 0,4 0,4 11,2 10,6 1,1 1,1 3560,3 1525,7 148,6 69,2

3.1.9_СТ Біличі 41 105 41 106 1000 1000 153,8 1767,0 1754,3 0,1 0,1 0,6 0,5 0,7 0,6 45824,4 19637,7 149,9 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/9 41 126А/9А 400 400 55,1 40,9 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8284,4 3548,5 148,3 69,0

3.1.9_СТ Біличі 42 2П-7 412 132/8 500 500 36,1 793,4 783,9 0,2 0,1 4,2 3,9 1,2 1,1 6348,6 2717,1 149,4 68,5

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 102 СВЯ 102А 150 150 43,9 55,6 55,6 0,5 0,5 11,6 10,9 1,0 0,9 3720,7 1594,3 148,2 68,9

3.1.9_СТ Біличі 42 2П-8 42 229/10 500 500 92,2 159,4 159,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 16249,4 6949,1 149,1 68,9

3.1.9_СТ Біличі 412 132/8 412 132/7 500 500 94,0 793,4 783,9 0,4 0,4 4,2 3,9 1,2 1,1 16525,1 7081,8 149,4 68,5

3.1.9_СТ Біличі Ц10 222/5Б Ц10 222/5В 200 200 116,3 42,5 42,5 0,2 0,2 1,5 1,4 0,4 0,4 12066,9 5167,6 148,7 68,9

3.1.9_СТ Біличі 42 213 42 214 700 700 149,1 1311,9 1297,8 0,3 0,3 2,0 1,8 1,0 1,0 33863,6 14512,0 149,7 68,7

3.1.9_СТ Біличі 41 114А/34А-2 41 114А/34А-3 100 100 70,1 20,1 20,1 0,9 0,8 12,7 11,9 0,8 0,7 5131,6 2197,7 148,4 68,3

3.1.9_СТ Біличі 41 114/17 41 114/30 250 250 202,1 217,1 216,9 2,4 2,3 12,1 11,3 1,3 1,3 23936,8 10245,3 149,6 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/1А 41 126А/1 400 400 25,2 363,5 362,8 0,1 0,1 2,9 2,7 0,9 0,8 3805,0 1630,7 149,1 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 107А 41 Т.А 107А/1 250 250 362,4 2,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42940,2 15604,3 149,8 57,6

3.1.9_СТ Біличі 41 БН-53нез 41 114/33нез 200 200 23,0 20,1 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 2386,8 1022,6 149,2 67,9

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5-1 412 132/5-2 250 250 24,6 98,5 98,3 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 2914,7 1246,7 149,3 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 108/6 41 108/7 250 250 25,4 67,6 67,6 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,4 2994,0 1283,0 148,5 69,3

3.1.9_СТ Біличі 412 152/2 412 152/3 500 500 44,0 244,7 243,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 7670,1 3286,9 147,7 68,3

3.1.9_СТ Біличі 41 1П-2 41 126/1 500 500 23,2 335,8 335,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,5 0,5 4087,5 1752,1 149,1 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 ПЕРЕХ.ДИАМ 41 #60 250 250 44,5 157,4 157,4 0,3 0,3 6,4 6,0 1,0 0,9 5283,2 2264,0 149,5 69,6

3.1.9_СТ Біличі 412 140 412 141 1000 1000 18,9 310,1 305,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5562,8 2384,0 148,6 68,0

3.1.9_СТ Біличі 42 РНС17 42 221А/1 200 200 15,1 34,4 34,4 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 1568,6 672,2 148,7 69,2

3.1.9_СТ Біличі 41 114/30-1 41 114/30-2 200 200 449,6 95,5 95,4 3,4 3,2 7,5 7,1 0,9 0,9 46801,2 20031,3 149,1 69,2

3.1.9_СТ Біличі 41 108/3 41 БН-КЛАВД36 200 200 92,0 55,6 55,6 0,2 0,2 2,6 2,4 0,5 0,5 9613,6 4127,7 149,6 69,7

3.1.9_СТ Біличі 412 152/3 412 152/4 500 500 68,8 244,7 244,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 11993,7 5139,5 147,6 68,3

3.1.9_СТ Біличі 42 201 42 202 700 700 94,6 1313,0 1296,5 0,2 0,2 2,0 1,8 1,0 1,0 21501,4 9214,5 149,9 68,6

3.1.9_СТ Біличі Ц10 222/8 Вузол62 200 200 39,1 116,7 116,7 0,4 0,4 11,2 10,6 1,1 1,1 4063,6 1741,4 148,5 69,2

3.1.9_СТ Біличі 41 126/1 41 126/2 500 500 132,0 335,8 335,0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,5 0,5 23255,6 9964,8 149,1 69,2

3.1.9_СТ Біличі 42 103" 42 201 700 700 86,9 1313,1 1296,5 0,2 0,2 2,0 1,8 1,0 1,0 19765,4 8462,1 149,9 68,5

3.1.9_СТ Біличі 42 223 42 2П-6 700 700 144,6 1276,2 1264,7 0,3 0,3 1,9 1,7 1,0 0,9 32808,7 14059,9 149,5 68,8

3.1.9_СТ Біличі 42 229/6 42 229/7 500 500 168,3 473,6 472,8 0,3 0,2 1,5 1,4 0,7 0,7 29695,7 12724,6 149,3 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 108/2а 41 108/3 200 200 57,1 123,3 123,1 0,7 0,7 12,6 11,8 1,2 1,1 5968,0 2557,4 149,7 69,2

3.1.9_СТ Біличі 412 130 412 129А 1000 1000 57,9 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14279,7 6119,9 124,6 57,8

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 105 СВЯ БН Ч5 150 150 148,9 11,4 11,3 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 12509,5 5347,6 148,0 68,0

3.1.9_СТ Біличі 42 226 42 227 700 700 63,0 1268,0 1257,0 0,1 0,1 1,9 1,7 1,0 0,9 14296,2 6126,7 149,4 68,8

3.1.9_СТ Біличі 412 132/4-4 412 132/4-4/1А 150 150 99,8 9,7 9,7 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 8377,0 3581,7 147,8 67,8

3.1.9_СТ Біличі 412 139 412 140 1000 1000 141,9 310,4 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 41836,3 17923,4 148,8 68,0

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5-1 412 СЭВС21 250 250 26,0 182,3 182,3 0,2 0,2 8,5 8,0 1,1 1,1 3080,4 1321,5 149,3 69,6

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 203 СВЯ 202 250 250 102,5 102,9 102,8 0,3 0,3 2,7 2,5 0,6 0,6 12052,9 5163,9 148,4 68,8

3.1.9_СТ Біличі 41 115 41 115/1 200 200 3,3 58,4 58,3 0,0 0,0 2,8 2,7 0,6 0,5 347,5 149,3 149,6 69,5

3.1.9_СТ Біличі 4П2 152/10-21а Лв2 ВТ-1 400 400 86,2 50,5 50,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12825,7 5492,9 147,0 68,1

3.1.9_СТ Біличі 41 114/11 41 114/5 200 200 55,0 97,0 96,9 0,4 0,4 7,8 7,3 0,9 0,9 5748,5 2464,9 149,6 69,7

3.1.9_СТ Біличі 412 141 412 142 1000 1000 12,1 310,1 305,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3559,1 1525,3 148,6 68,0

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 109 СВЯ БНПЕР148/1 200 200 9,6 53,1 53,1 0,0 0,0 2,3 2,2 0,5 0,5 1001,3 429,1 148,6 69,3
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3.1.9_СТ Біличі 412 152/8 412 152/9 500 500 14,8 244,5 244,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 2578,2 1104,9 147,3 68,4

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/4 41 126А/4А 250 250 219,1 108,1 108,0 0,7 0,6 3,0 2,8 0,7 0,6 25867,4 11087,0 149,0 69,4

3.1.9_СТ Біличі 412 146 412 147 1000 1000 137,9 309,4 306,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 40571,3 17381,6 148,2 68,3

3.1.9_СТ Біличі 41 БН-53 41 БН-53нез 200 200 2,0 20,1 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 210,3 90,1 149,2 67,9

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5 412 132/4 500 500 145,3 512,5 503,3 0,3 0,2 1,8 1,6 0,8 0,7 25539,9 10918,8 149,3 68,0

3.1.9_СТ Біличі Ц10 222/5Д Ц10 222/5Е 200 200 49,9 42,5 42,5 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 5165,6 2213,1 148,1 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/6 41 126А/7 400 400 48,4 108,8 108,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,2 7298,9 3121,1 148,9 68,7

3.1.9_СТ Біличі 412 149 412 150 1000 1000 126,2 308,9 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 37113,7 15900,7 148,0 68,3

3.1.9_СТ Біличі 41 110 41 111 1000 1000 110,5 1450,3 1441,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 0,5 32876,3 14089,0 149,8 69,0

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 102 СВЯ 103 250 250 64,6 47,2 47,2 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,3 7594,9 3248,9 148,2 68,9

3.1.9_СТ Біличі 41 102 41 103 1000 1000 90,2 1767,6 1753,7 0,1 0,0 0,6 0,5 0,7 0,6 26859,9 11510,9 150,0 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 114/10 41 114/11 250 250 97,4 181,8 181,7 0,8 0,8 8,5 7,9 1,1 1,0 11556,5 4952,0 149,6 69,5

3.1.9_СТ Біличі 42 152/7 412 152/8 500 500 21,4 244,5 244,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 3727,3 1597,4 147,4 68,4

3.1.9_СТ Біличі 42 202 42 203 700 700 29,3 1313,0 1296,6 0,1 0,1 2,0 1,8 1,0 1,0 6657,8 2853,3 149,9 68,6

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 207 СВЯ 206 250 250 33,0 200,2 199,9 0,3 0,3 10,3 9,6 1,2 1,2 3889,1 1666,7 148,9 68,7

3.1.9_СТ Біличі 41 108/3 41 108/4 200 200 449,4 67,6 67,5 1,7 1,6 3,8 3,5 0,7 0,6 46944,2 20043,5 149,6 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 122 41 123 1000 1000 139,2 788,3 784,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 41354,1 17720,7 149,3 69,1

3.1.9_СТ Біличі 412 152/6 42 152/7 500 500 12,1 244,5 244,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 2101,4 900,6 147,4 68,4

3.1.9_СТ Біличі 41 114/15 41 БН-54 200 200 81,4 84,8 84,8 0,5 0,5 6,0 5,6 0,8 0,8 8492,2 3638,5 149,2 69,6

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/4 41 126А/5 400 400 107,6 255,4 254,9 0,2 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 16249,1 6960,5 149,0 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 123 41 124 1000 1000 183,8 700,0 697,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 54589,5 23385,5 149,3 69,0

3.1.9_СТ Біличі 42 203 42 204 700 700 207,6 1312,9 1296,7 0,4 0,4 2,0 1,8 1,0 1,0 47174,5 20215,7 149,9 68,6

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 107/2 СВЯ 108 200 200 15,8 53,1 53,1 0,0 0,0 2,3 2,2 0,5 0,5 1641,9 704,8 148,7 69,2

3.1.9_СТ Біличі 412 132/4-5 412 132/4-5/1 250 250 43,1 125,8 125,7 0,2 0,2 4,1 3,8 0,8 0,7 5083,9 2180,1 148,8 69,2

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5-3 412 132/5-4 250 250 39,8 98,4 98,4 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 4694,8 2011,8 148,7 69,3

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 105/2 КНП "ЦПМСД N 1" Святошинського 80 80 23,7 11,3 11,3 0,3 0,3 13,0 12,3 0,7 0,6 1539,3 659,5 146,5 68,2

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 206 СВЯ 205 250 250 47,6 102,9 102,7 0,1 0,1 2,7 2,5 0,6 0,6 5607,3 2401,5 148,9 68,6

3.1.9_СТ Біличі 412 142 412 143 1000 1000 148,8 310,1 305,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 43847,9 18784,8 148,6 68,1

3.1.9_СТ Біличі 412 132/4-5/2 412 СЭВС27н 250 250 108,6 125,8 125,7 0,4 0,4 4,1 3,8 0,8 0,7 12805,8 5486,7 148,6 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 114/9 41 114/10 250 250 46,2 181,8 181,7 0,4 0,4 8,5 7,9 1,1 1,0 5478,5 2349,6 149,7 69,5

3.1.9_СТ Біличі 41 109 41 110 1000 1000 74,5 1450,5 1440,8 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 0,5 22164,5 9498,7 149,8 69,0

3.1.9_СТ Біличі 42 221 42 221/1 400 400 49,9 34,4 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 7543,7 3233,3 149,5 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 132/4-6 41 132/4-6/1 250 250 201,8 200,0 200,0 2,1 1,9 10,2 9,6 1,2 1,2 23832,0 10218,1 148,9 69,4

3.1.9_СТ Біличі 41 101 41 102 1000 1000 92,9 1767,8 1753,5 0,1 0,0 0,6 0,5 0,7 0,6 27686,2 11865,0 150,0 69,0

3.1.9_СТ Біличі Ц10 222/5В Ц10 222/5Д 200 200 110,7 42,5 42,5 0,2 0,2 1,5 1,4 0,4 0,4 11475,1 4914,3 148,4 69,0

3.1.9_СТ Біличі Ц10 222/5А Ц10 222/5 200 200 75,3 116,7 116,6 0,8 0,8 11,2 10,6 1,1 1,1 7821,3 3353,2 148,7 69,2

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 206 СВЯ 107/3 200 200 75,2 97,3 97,2 0,6 0,6 7,8 7,3 0,9 0,9 7811,9 3349,0 148,9 68,8

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 105/1 СВЯ 105/2 80 80 59,1 11,3 11,3 0,8 0,7 13,0 12,3 0,7 0,6 3835,7 1642,3 146,8 68,2

3.1.9_СТ Біличі 412 132/4 412 132/3 500 500 106,6 512,5 503,4 0,2 0,2 1,8 1,6 0,8 0,7 18687,1 8008,0 149,3 68,1

3.1.9_СТ Біличі 41 /4 41 Док 10 400 400 746,8 107,1 106,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 113235,3 48300,9 149,7 69,3

3.1.9_СТ Біличі Ц10 222/7 Ц10 222/8 200 200 53,7 116,7 116,6 0,6 0,6 11,2 10,6 1,1 1,1 5584,7 2393,1 148,6 69,2

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5-6 412 СЭВС25 250 250 27,1 98,4 98,4 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 3193,0 1368,3 148,6 69,3

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 106 СВЯ 105 200 200 73,4 14,9 14,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 7598,8 3231,6 148,5 67,4

3.1.9_СТ Біличі 41 108/2 41 108/2а 200 200 38,3 123,3 123,1 0,5 0,5 12,6 11,8 1,2 1,1 4005,5 1716,5 149,7 69,2

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 107 СВЯ 106 200 200 63,7 44,1 44,1 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 6596,7 2826,0 148,6 68,6

3.1.9_СТ Біличі 41 114А/34А-4 41 УШАК34А 100 100 210,6 20,1 20,1 2,7 2,5 12,6 11,9 0,8 0,7 15415,5 6592,9 148,0 68,7

3.1.9_СТ Біличі 42 221А/1 42 221А/2 200 200 49,2 34,4 34,4 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 5120,3 2193,5 148,7 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 112 41 113 1000 1000 192,7 1430,8 1422,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,5 57360,5 24580,5 149,7 69,1

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 201 СВЯ 101 300 300 9,9 102,8 102,8 0,0 0,0 1,0 1,0 0,4 0,4 1287,9 551,9 148,3 68,8

3.1.9_СТ Біличі 41 114/14 41 114/15 200 200 35,1 84,8 84,8 0,2 0,2 6,0 5,6 0,8 0,8 3664,5 1570,3 149,2 69,5
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3.1.9_СТ Біличі 41 126А/7 41 126А/8 400 400 279,1 108,7 108,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 42035,8 17996,6 148,8 68,8

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 104 СВЯ 103 200 200 60,3 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6143,2 2670,8 145,5 68,9

3.1.9_СТ Біличі 42 227 42 228 700 700 112,0 1268,0 1257,1 0,2 0,2 1,9 1,7 1,0 0,9 25405,4 10887,4 149,4 68,8

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/8 41 126А/9 400 400 43,3 40,9 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6512,3 2790,0 148,4 68,9

3.1.9_СТ Біличі 41 132/4-6/1 41 СЭВС28 250 250 50,0 200,0 200,0 0,5 0,5 10,2 9,6 1,2 1,2 5900,9 2528,8 148,8 69,4

3.1.9_СТ Біличі 41 508" 41 БН-НАУМ19 200 200 193,0 69,9 69,9 0,8 0,7 4,0 3,8 0,7 0,6 20123,1 8617,5 149,1 69,4

3.1.9_СТ Біличі 41 114/11 41 114/12 200 200 114,5 84,8 84,8 0,7 0,6 6,0 5,6 0,8 0,8 11969,8 5124,1 149,6 69,4

3.1.9_СТ Біличі 41 111 41 112 1000 1000 82,5 1431,0 1422,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6 0,5 24540,4 10516,7 149,7 69,0

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 204 СВЯ 203 250 250 71,0 102,9 102,8 0,2 0,2 2,7 2,5 0,6 0,6 8343,2 3574,9 148,5 68,8

3.1.9_СТ Біличі 41 ПЕРЕХ.ДИА2 41 ПЕРЕХ.ДИАМ 300 300 36,1 157,4 157,4 0,1 0,1 2,4 2,3 0,7 0,6 4737,9 2030,4 149,6 69,6

3.1.9_СТ Біличі 42 229/5 42 229/6 500 500 19,4 473,6 472,8 0,0 0,0 1,5 1,4 0,7 0,7 3424,3 1467,5 149,3 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 111 41 111/1 150 150 60,2 19,2 19,1 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 5138,0 2203,3 149,7 69,4

3.1.9_СТ Біличі 42 207 42 208 700 700 62,2 1312,7 1296,9 0,1 0,1 2,0 1,8 1,0 1,0 14140,6 6060,1 149,9 68,6

3.1.9_СТ Біличі 41 Т.А 107А/1 41 Т.В 107А/1 250 250 47,2 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4739,3 2015,9 128,8 58,6

3.1.9_СТ Біличі 41 119 41 120 1000 1000 231,8 788,9 784,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 68891,1 29517,9 149,5 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 114/5 41 114/6 200 200 55,8 97,0 96,9 0,4 0,4 7,8 7,3 0,9 0,9 5842,4 2503,5 149,5 69,7

3.1.9_СТ Біличі 42 206 42 207 700 700 21,7 1312,7 1296,9 0,0 0,0 2,0 1,8 1,0 1,0 4937,0 2115,8 149,9 68,6

3.1.9_СТ Біличі 41 114/31 41 114/32 250 250 116,0 121,6 121,5 0,4 0,4 3,8 3,6 0,7 0,7 13736,6 5885,4 149,4 69,4

3.1.9_СТ Біличі 42 204 42 205 700 700 51,7 1312,7 1296,8 0,1 0,1 2,0 1,8 1,0 1,0 11742,0 5032,2 149,9 68,6

3.1.9_СТ Біличі 42 229/11 42 229/12 500 500 72,2 159,3 159,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12689,9 5437,3 148,9 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 114/30 41 114/30-1 200 200 364,6 95,5 95,4 2,8 2,6 7,5 7,1 0,9 0,9 38036,7 16265,9 149,5 69,0

3.1.9_СТ Біличі 412 131 412 130 1000 1000 43,4 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12283,2 5264,2 142,8 65,4

3.1.9_СТ Біличі 41 /3 41 /4 400 400 146,6 264,6 264,0 0,2 0,2 1,5 1,4 0,6 0,6 22264,5 9529,3 149,8 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 132/4-6 412 132/4-5 300 300 176,7 135,5 135,3 0,3 0,3 1,8 1,7 0,6 0,5 23102,0 9885,3 148,9 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 125 41 1П-2 1000 1000 115,5 699,6 697,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 34288,5 14693,1 149,2 69,1

3.1.9_СТ Біличі 42 216 42 2П-5 700 700 132,3 1311,6 1298,1 0,3 0,2 2,0 1,8 1,0 1,0 30034,0 12870,9 149,6 68,7

3.1.9_СТ Біличі Ц10 222/5 Ц10 222/6 200 200 46,8 116,7 116,6 0,5 0,5 11,2 10,6 1,1 1,1 4866,4 2085,4 148,6 69,2

3.1.9_СТ Біличі 41 114/30-2 41 114/30-3 200 200 86,4 95,4 95,4 0,7 0,6 7,5 7,1 0,9 0,9 8984,5 3849,5 148,6 69,3

3.1.9_СТ Біличі 42 212 42 213 700 700 292,0 1312,2 1297,5 0,6 0,5 2,0 1,8 1,0 1,0 66328,2 28422,5 149,8 68,6

3.1.9_СТ Біличі 42 229/14 Ц10 222/5А 250 250 32,2 159,2 159,1 0,2 0,2 6,5 6,1 1,0 0,9 3796,3 1626,9 148,7 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/9А ТОВ "ВОДОКАНАЛ-СЕРВІС" 150 150 43,0 40,9 40,9 0,3 0,3 6,3 5,9 0,7 0,7 3639,4 1559,4 148,1 69,0

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 101 СВЯ 102 300 300 31,1 102,8 102,8 0,0 0,0 1,0 1,0 0,4 0,4 4044,4 1733,1 148,3 68,9

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5 412 132/5-1 250 250 111,4 280,8 280,6 2,3 2,1 20,2 18,9 1,7 1,6 13140,0 5654,2 149,3 69,4

3.1.9_СТ Біличі 41 117 41 118 1000 1000 79,1 789,3 783,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 23495,1 10068,5 149,5 69,0

3.1.9_СТ Біличі 42 222 42 223 700 700 68,7 1276,3 1264,6 0,1 0,1 1,9 1,7 1,0 0,9 15587,8 6680,3 149,5 68,7

3.1.9_СТ Біличі 41 104 41 105 1000 1000 140,8 1767,3 1754,0 0,1 0,1 0,6 0,5 0,7 0,6 41954,8 17979,5 149,9 69,0

3.1.9_СТ Біличі 42 205 42 206 700 700 24,4 1312,7 1296,9 0,0 0,0 2,0 1,8 1,0 1,0 5536,9 2372,9 149,9 68,6

3.1.9_СТ Біличі 42 2П-7 42 229/1 500 500 60,3 473,7 472,7 0,1 0,1 1,5 1,4 0,7 0,7 10618,0 4560,4 149,4 69,3

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 107/3 СВЯ 107/2 200 200 107,2 97,3 97,2 0,8 0,8 7,8 7,3 0,9 0,9 11139,8 4772,7 148,8 68,9

3.1.9_СТ Біличі 412 134 412 135 1000 1000 151,8 511,2 504,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 44826,2 19206,7 149,0 68,2

3.1.9_СТ Біличі 41 114/9 41 114/17 300 300 226,0 330,1 329,8 2,4 2,3 10,7 10,0 1,4 1,3 29659,6 12702,8 149,7 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/1 41 126А/2 400 400 27,2 363,5 362,9 0,1 0,1 2,9 2,7 0,9 0,8 4102,5 1758,1 149,1 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 #60 41 /9 200 200 84,5 157,4 157,4 1,7 1,6 20,5 19,2 1,5 1,4 8835,3 3786,0 149,5 69,7

3.1.9_СТ Біличі 41 103 41 104 1000 1000 87,1 1767,4 1753,9 0,0 0,0 0,6 0,5 0,7 0,6 25956,1 11123,6 150,0 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 106 41 ПД(106) 200 200 271,6 95,0 95,0 2,0 1,9 7,5 7,0 0,9 0,9 28388,8 12192,8 149,9 69,8

3.1.9_СТ Біличі 412 132/3 412 132/2А 500 500 63,9 512,4 503,4 0,1 0,1 1,8 1,6 0,8 0,7 11206,6 4802,5 149,2 68,1

3.1.9_СТ Біличі 41 114/12 41 114/13 200 200 123,4 84,8 84,8 0,7 0,7 6,0 5,6 0,8 0,8 12892,3 5523,0 149,4 69,5

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5-4 412 132/5-5 250 250 24,5 98,4 98,4 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 2891,6 1239,2 148,7 69,3

3.1.9_СТ Біличі 42 229/13 42 229/14 500 500 50,7 159,2 159,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8915,8 3820,5 148,8 69,0

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 102А СВЯ БН УШ14А 150 150 163,5 55,6 55,6 1,9 1,8 11,6 10,9 0,9 0,9 13848,6 5931,1 148,2 69,0
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3.1.9_СТ Біличі 41 120 41 121 1000 1000 49,4 788,5 784,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 14670,4 6287,0 149,4 69,0

3.1.9_СТ Біличі 42 208 42 209 700 700 65,1 1312,6 1297,0 0,1 0,1 2,0 1,8 1,0 1,0 14783,1 6335,4 149,8 68,6

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 106 СВЯ БН УШ8 150 150 18,4 29,2 29,2 0,1 0,1 3,2 3,0 0,5 0,5 1554,6 668,3 148,5 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 116 41 117 1000 1000 131,6 789,5 783,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 39104,2 16756,7 149,6 69,0

3.1.9_СТ Біличі 412 132/4-5 412 132/4-4 300 300 71,4 9,7 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9324,5 3948,4 148,8 67,5

3.1.9_СТ Біличі 412 152/4 412 152/5 500 500 26,2 244,7 244,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 4564,1 1955,9 147,6 68,3

3.1.9_СТ Біличі 412 132/5-5 412 132/5-6 250 250 34,5 98,4 98,4 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 4069,8 1744,0 148,6 69,3

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 205 СВЯ 204 250 250 291,7 102,9 102,7 0,8 0,7 2,7 2,5 0,6 0,6 34330,1 14699,7 148,9 68,7

3.1.9_СТ Біличі 41 108 41 108/1 200 200 101,3 218,2 218,0 4,0 3,7 39,3 36,9 2,1 2,0 10587,7 4544,7 149,8 69,5

3.1.9_СТ Біличі 41 114/20 41 114/22 200 200 120,5 113,0 113,0 1,3 1,2 10,6 9,9 1,1 1,0 12609,4 5402,4 149,5 69,7

3.1.9_СТ Біличі 412 138 412 139 1000 1000 28,8 310,4 305,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8486,4 3636,8 148,8 68,0

3.1.9_СТ Біличі 41 111/1 41 БН ПІДЛ8 100 100 90,0 19,2 19,1 1,0 1,0 11,6 10,9 0,7 0,7 6666,4 2854,4 149,5 69,6

3.1.9_СТ Біличі 42 209 42 210 700 700 88,7 1312,5 1297,1 0,2 0,2 2,0 1,8 1,0 1,0 20148,7 8634,8 149,8 68,6

3.1.9_СТ Біличі Ц10 222/5А Ц10 222/5Б 200 200 18,7 42,5 42,5 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 1944,4 832,0 148,7 68,7

3.1.9_СТ Біличі 42 229/10 42 229/11 500 500 103,7 159,3 159,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 18240,5 7814,9 149,0 68,9

3.1.9_СТ Біличі 4П2 #66 4П2 152/10-21а 400 400 48,0 50,5 50,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7158,5 3058,0 147,2 68,0

3.1.9_СТ Біличі 41 114/34А/1 41 114А/34А-2 100 100 56,1 20,1 20,0 0,7 0,7 12,7 11,9 0,8 0,7 4108,3 1759,7 148,6 68,2

3.1.9_СТ Біличі 41 1П-2 41 126А/1А 400 400 94,3 363,5 362,8 0,3 0,3 2,9 2,7 0,9 0,8 14246,8 6104,0 149,1 69,1

3.1.9_СТ Біличі 412 152/5 412 152/6 500 500 286,4 244,7 244,0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,4 49894,2 21371,4 147,6 68,4

3.1.9_СТ Біличі 41 509 41 508 300 300 260,8 70,0 69,9 0,1 0,1 0,5 0,5 0,3 0,3 34181,4 14630,0 149,6 69,3

3.1.9_СТ Біличі 412 1П-3 412 131 1000 1000 15,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4497,5 1927,5 149,2 68,1

3.1.9_СТ Біличі 42 228 42 2П-7 700 700 52,5 1267,9 1257,2 0,1 0,1 1,9 1,7 1,0 0,9 11914,7 5106,2 149,4 68,8

3.1.9_СТ Біличі 41 508 41 508" 150 150 4,8 69,9 69,9 0,1 0,1 18,3 17,2 1,2 1,1 406,6 174,3 149,1 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 124 41 125 1000 1000 70,0 699,7 697,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 20767,7 8899,7 149,2 69,1

3.1.9_СТ Біличі 41 108/4 41 108/5 200 200 91,5 67,6 67,5 0,3 0,3 3,8 3,6 0,7 0,6 9518,2 4077,7 148,9 69,1

3.1.9_СТ Біличі 42 210 42 211 700 700 45,7 1312,5 1297,1 0,1 0,1 2,0 1,8 1,0 1,0 10370,4 4444,4 149,8 68,6

3.1.9_СТ Біличі 412 133 412 134 1000 1000 70,3 511,3 504,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 20774,4 8902,4 149,1 68,1

3.1.9_СТ Біличі 41 126/3 41 132/4-6 300 300 100,4 335,6 335,2 1,1 1,0 11,1 10,4 1,4 1,3 13130,2 5626,7 149,0 69,2

3.1.9_СТ Біличі 412 132/2А 412 132/2 500 500 62,0 512,4 503,5 0,1 0,1 1,8 1,6 0,8 0,7 10862,3 4655,0 149,2 68,1

3.1.9_СТ Біличі 42 229/7 42 229/8 500 500 128,4 354,1 353,5 0,1 0,1 0,8 0,8 0,5 0,5 22654,7 9702,6 149,2 69,2

3.1.9_СТ Біличі 412 145 412 146 1000 1000 195,8 309,7 306,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 57667,4 24702,2 148,4 68,2

3.1.9_СТ Біличі 42 229/1 42 229/3 500 500 15,7 473,7 472,8 0,0 0,0 1,5 1,4 0,7 0,7 2771,9 1187,9 149,3 69,3

3.1.9_СТ Біличі 41 107 41 107А 1000 1000 132,7 1671,5 1659,9 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 0,6 39524,7 16938,1 149,9 69,0

3.1.9_СТ Біличі 42 218 42 219 700 700 33,4 1311,4 1298,3 0,1 0,1 2,0 1,8 1,0 1,0 7585,6 3250,9 149,6 68,7

3.1.9_СТ Біличі 41 114А/34А-3 41 114А/34А-4 100 100 24,2 20,1 20,1 0,3 0,3 12,7 11,9 0,8 0,7 1768,6 757,8 148,1 68,4

3.1.9_СТ Біличі 41 106 41 107 1000 1000 122,6 1671,7 1659,6 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 0,6 36510,5 15643,8 149,9 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/6 41 СЭВС19 250 250 104,2 146,6 146,5 0,6 0,5 5,5 5,2 0,9 0,8 12293,4 5275,4 148,9 69,4

3.1.9_СТ Біличі 412 129А 412 129 1000 1000 63,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12552,8 5379,8 100,6 47,7

3.1.9_СТ Біличі 412 152/10 4П2 #66 500 500 107,0 244,5 244,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 18619,0 7977,9 147,3 68,5

3.1.9_СТ Біличі 42 Т.ВРПАЛ25 42 221А 400 400 74,1 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11199,0 4795,4 149,3 69,1

3.1.9_СТ Біличі 412 137 412 138 1000 1000 28,3 310,5 305,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8348,4 3577,6 148,8 67,9

3.1.9_СТ Біличі 42 229/4 42 229/5 500 500 71,8 473,7 472,8 0,1 0,1 1,5 1,4 0,7 0,7 12658,8 5424,8 149,3 69,3

3.1.9_СТ Біличі 42 229/8 42 2П-8 500 500 100,9 354,1 353,6 0,1 0,1 0,8 0,8 0,5 0,5 17785,0 7621,1 149,2 69,3

3.1.9_СТ Біличі 42 229/12А 42 229/13 500 500 32,2 159,3 159,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5652,6 2422,3 148,8 69,0

3.1.9_СТ Біличі 42 229/12 42 229/12А 500 500 8,9 159,3 159,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1562,6 669,7 148,8 69,0

3.1.9_СТ Біличі 412 132/1А 412 132/1 500 500 7,7 512,3 503,5 0,0 0,0 1,8 1,6 0,8 0,7 1344,7 576,3 149,2 68,1

3.1.9_СТ Біличі 412 132/2 412 132/1А 500 500 40,7 512,4 503,5 0,1 0,1 1,8 1,6 0,8 0,7 7139,4 3059,6 149,2 68,1

3.1.9_СТ Біличі 41 115/1 41 115/4 200 200 176,2 58,4 58,3 0,5 0,5 2,8 2,7 0,6 0,5 18437,3 7895,0 149,6 69,7

3.1.9_СТ Біличі Вузол12 42 103" 1000 1000 381,8 1734,5 1715,5 0,2 0,2 0,5 0,5 0,7 0,6 113676,9 48678,3 150,0 68,8

3.1.9_СТ Біличі 42 2П-5 42 218 700 700 47,4 1311,4 1298,2 0,1 0,1 2,0 1,8 1,0 1,0 10757,7 4610,4 149,6 68,7
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3.1.9_СТ Біличі СВЯ 108 СВЯ 109 200 200 71,9 53,1 53,1 0,2 0,2 2,3 2,2 0,5 0,5 7481,9 3205,3 148,7 69,3

3.1.9_СТ Біличі 412 132/4-4/1А 412 132/4-4/1 150 150 90,6 9,7 9,7 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 7589,9 3245,9 147,0 68,2

3.1.9_СТ Біличі 412 132/1 412 1П-3 500 500 21,8 512,3 503,5 0,0 0,0 1,8 1,6 0,8 0,7 3820,3 1637,2 149,2 68,1

3.1.9_СТ Біличі Вузол12 41 101 1000 1000 91,8 1767,9 1753,3 0,1 0,0 0,6 0,5 0,7 0,6 27333,2 11721,2 150,0 69,0

3.1.9_СТ Біличі СВЯ 107/1 СВЯ 107 200 200 27,0 44,1 44,1 0,0 0,0 1,6 1,5 0,4 0,4 2797,3 1198,6 148,7 68,5

3.1.9_СТ Біличі 41 114/32 41 БН-53 200 200 12,4 20,1 20,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 1295,0 551,0 149,3 67,9

3.1.9_СТ Біличі 41 126А/5 41 126А/6 400 400 52,9 255,3 254,9 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 7981,8 3420,5 148,9 69,1

3.1.9_СТ Біличі 42 211 42 212 700 700 303,6 1312,4 1297,2 0,6 0,6 2,0 1,8 1,0 1,0 68956,7 29548,7 149,8 68,6

3.1.9_СТ Біличі 41 114 41 115 1000 1000 95,5 848,3 841,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 28408,6 12166,3 149,7 69,0

3.1.9_СТ Біличі 412 136 412 137 1000 1000 16,8 310,5 305,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4952,7 2122,5 148,8 67,9

3.1.9_СТ Біличі 412 143 412 144 1000 1000 40,2 309,8 306,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11824,4 5067,1 148,5 68,1

3.1.9_СТ Біличі 42 221/1 42 Т.ВРПАЛ25 400 400 10,0 34,4 34,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1508,3 646,3 149,3 69,0

3.1.9_СТ Біличі 41 114/13 41 114/14 200 200 39,1 84,8 84,8 0,2 0,2 6,0 5,6 0,8 0,8 4081,6 1749,0 149,3 69,5

3.1.9_СТ Біличі 412 144 412 145 1000 1000 18,1 309,7 306,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5335,9 2286,7 148,4 68,1

3.1.9_СТ Біличі 41 113 41 114 1000 1000 146,2 1430,5 1422,5 0,1 0,0 0,4 0,3 0,6 0,5 43498,6 18640,8 149,7 69,1

3.1.9_СТ Біличі 42 221 42 222 700 700 258,1 1276,5 1264,4 0,5 0,4 1,9 1,7 1,0 0,9 58582,8 25103,4 149,5 68,7

3.1.9_СТ Біличі 41 114/40нез 41 114/34А/1 125 125 23,5 20,1 20,0 0,1 0,1 3,9 3,7 0,5 0,5 1918,4 822,0 148,7 68,1

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-47 ВЕ1 тв-СТ-56 300 300 83,5 304,7 304,4 0,8 0,7 9,1 8,6 1,3 1,2 16113,6 9504,0 149,8 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 105 ВЕ1 106 300 300 50,2 304,7 304,5 0,5 0,4 9,1 8,6 1,3 1,2 6555,1 2809,2 149,6 69,6

3.1.10_РК Веркон Вузол13 ВЕ1 102 300 300 46,7 304,7 304,5 0,4 0,4 9,1 8,6 1,3 1,2 6092,9 2611,1 149,7 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 113А ВЕ1 114 250 250 50,0 71,2 71,2 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 5882,4 2520,5 149,2 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 112 ВЕ1 113 300 300 85,5 71,2 71,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 11139,9 4771,2 149,4 69,5

3.1.10_РК Веркон 3.1.10_РК Веркон ВЕ1 тв-СТ15 300 300 184,3 451,5 451,0 3,7 3,5 20,1 18,8 1,9 1,8 35596,1 20976,6 150,0 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-29 ВЕ1 ТП-ВЕРКОН 150 150 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 735,7 315,3 149,9 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 106 ВЕ1 107 300 300 81,8 209,4 209,3 0,4 0,3 4,3 4,1 0,9 0,8 10677,0 4573,3 149,6 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 102 ВЕ1 104 300 300 60,2 304,7 304,5 0,6 0,5 9,1 8,6 1,3 1,2 7858,5 3367,7 149,7 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 111 ВЕ1 112 300 300 6,1 108,9 108,9 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 798,5 342,2 149,4 69,5

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 тв-СТ15 ВЕ1 тв-СТ-29 300 300 40,8 451,4 451,1 0,8 0,8 20,0 18,8 1,9 1,8 7879,6 4646,1 149,9 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 109А ВЕ1 110 300 300 14,0 209,4 209,3 0,1 0,1 4,3 4,1 0,9 0,8 1830,9 784,7 149,5 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 112 П75 #2 200 200 65,7 37,7 37,7 0,1 0,1 1,2 1,1 0,4 0,3 6800,3 2914,2 149,4 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-47 ВЕ1 ЦТП-2 150 150 24,6 146,7 146,7 2,0 1,9 80,5 75,6 2,5 2,4 2092,1 897,6 149,8 69,9

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 108 ВЕ1 109А 300 300 69,7 209,4 209,3 0,3 0,3 4,3 4,1 0,9 0,8 9092,9 3896,5 149,6 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-56 ВЕ1 ВТ-101 300 300 5,3 304,7 304,4 0,0 0,0 9,1 8,6 1,3 1,2 1026,0 605,3 149,8 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 ТП-ВЕРКОН ВЕ1 30/1 150 150 78,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191,1 99,7 45,8 25,1

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 107 ВЕ1 108 300 300 6,4 209,4 209,3 0,0 0,0 4,3 4,1 0,9 0,8 838,6 359,4 149,6 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 113 ВЕ1 113А 250 250 57,4 71,2 71,2 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 6752,2 2893,1 149,3 69,5

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-43 ВЕ1 тв-СТ-47 300 300 57,9 451,4 451,1 1,2 1,1 20,0 18,8 1,9 1,8 11165,2 6590,6 149,8 69,7

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 ВТ-101 ВЕ1 шо 300 300 15,8 304,7 304,4 0,1 0,1 9,1 8,6 1,3 1,2 3054,7 1802,4 149,8 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 110 ВЕ1 111 300 300 85,4 108,9 108,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,5 0,4 11137,7 4768,2 149,5 69,5

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 шо Вузол13 300 300 70,4 304,7 304,4 0,6 0,6 9,1 8,6 1,3 1,2 9183,2 3935,4 149,7 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 тв-СТ-29 ВЕ1 тв-СТ-43 300 300 161,6 451,4 451,1 3,2 3,0 20,0 18,8 1,9 1,8 31196,7 18404,6 149,9 69,6

3.1.10_РК Веркон ВЕ1 104 ВЕ1 105 300 300 59,1 304,7 304,5 0,5 0,5 9,1 8,6 1,3 1,2 7711,8 3304,8 149,7 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 107 51 108 1000 1000 314,0 4097,7 4070,6 0,9 0,9 3,0 2,8 1,6 1,5 93436,1 40041,6 149,9 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121/8 51 121/9 400 400 137,9 472,7 471,2 0,7 0,6 4,9 4,5 1,1 1,1 20879,8 8947,4 149,6 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 146 56 147 800 800 88,6 776,8 775,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 22341,7 9574,3 149,1 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 111/20А-4 51 111/20А-5 150 150 75,8 37,0 37,0 0,4 0,4 5,1 4,8 0,6 0,6 6427,8 2753,5 148,6 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 ТК115/5А-2 56 ТК116/5А-3 150 150 49,3 55,2 55,2 0,6 0,5 11,4 10,7 0,9 0,9 4214,7 1805,9 149,6 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 121/1-1 56 121/1-2 200 200 77,2 115,7 115,7 0,9 0,8 11,1 10,4 1,1 1,0 8066,4 3455,1 149,6 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 116/11-1 51 116/11-2 250 250 105,9 89,5 89,4 0,2 0,2 2,1 1,9 0,6 0,5 12552,9 5377,8 149,5 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 120 51 121 1000 1000 85,3 3263,6 3246,0 0,2 0,1 1,9 1,8 1,3 1,2 25367,5 10871,6 149,8 69,2
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3.1.12_СТ Позняки 51 121/14 Гімназія N323 з басейном УО Да 150 150 131,8 17,6 17,6 0,2 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 11226,6 4800,6 149,4 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 105 51 106 1000 1000 257,2 4098,6 4069,6 0,8 0,7 3,0 2,8 1,6 1,5 76533,8 32798,6 150,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 121/7-2 51 СЭВС-52 н. 200 200 161,7 95,3 95,2 1,2 1,1 7,5 7,0 0,9 0,9 16882,2 7231,8 149,5 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 121/12 51 121/12-1 200 200 90,3 79,2 79,1 0,5 0,4 5,2 4,9 0,8 0,7 9416,5 4040,9 149,5 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 106 51 107 1000 1000 240,5 4098,1 4070,1 0,7 0,7 3,0 2,8 1,6 1,5 71560,7 30667,5 149,9 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 147/3-4 56 СЭВС-34 150 150 21,3 132,5 132,5 1,4 1,3 65,6 61,7 2,3 2,1 1807,5 774,6 148,4 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 СЭВС-39/9 56 СЄВС 39 н. 150 150 4,2 76,9 76,9 0,1 0,1 22,1 20,8 1,3 1,2 353,8 151,6 149,2 69,6

3.1.12_СТ Позняки 56 144 56 145 800 800 16,3 776,9 775,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 4099,6 1757,0 149,1 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 145 56 146 800 800 89,8 776,9 775,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 22648,6 9705,8 149,1 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 121/16А 51 121/17 400 400 40,8 157,5 156,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4 6159,0 2639,3 149,2 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 132 56 1П-2 1000 1000 172,5 2264,1 2254,9 0,2 0,1 0,9 0,8 0,9 0,8 51254,2 21964,7 149,6 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 137/2 56 137/2-1 200 200 92,2 62,7 62,7 0,3 0,3 3,3 3,1 0,6 0,6 9615,8 4121,3 149,4 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 121/7-1 56 121/7-2 200 200 34,6 95,3 95,2 0,3 0,2 7,5 7,0 0,9 0,9 3618,1 1550,4 149,5 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 121/18-1 51 121/18-2 250 250 21,1 60,2 60,1 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,3 2484,6 1064,7 148,9 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121/14-1-2 51 СЭВС-39/9 150 150 11,6 76,9 76,9 0,3 0,2 22,1 20,8 1,3 1,2 990,7 424,6 149,2 69,6

3.1.12_СТ Позняки 56 147/3-1 56 147/3-2 300 300 34,8 132,6 132,4 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 4540,4 1945,7 148,6 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 ТК116/5А-1 56 ТК115/5А-2 150 150 62,9 55,2 55,2 0,7 0,7 11,4 10,7 0,9 0,9 5378,3 2304,4 149,7 69,6

3.1.12_СТ Позняки 56 137/6 56 СЭВС-58/7 200 200 73,9 114,3 114,3 0,8 0,8 10,8 10,1 1,1 1,0 7704,8 3303,9 149,3 69,6

3.1.12_СТ Позняки 56 147/15 адміністративна будівля Комуна 80 80 15,1 11,3 11,3 0,2 0,2 13,0 12,2 0,7 0,6 995,3 427,1 149,3 69,6

3.1.12_СТ Позняки 56 121/1-2 51 СЭВС-39/10 200 200 54,4 115,7 115,7 0,6 0,6 11,1 10,4 1,1 1,0 5682,5 2435,0 149,6 69,7

3.1.12_СТ Позняки 56 ТК-116/5А 56 ТК116/5А-1 150 150 15,6 55,2 55,2 0,2 0,2 11,4 10,7 0,9 0,9 1327,8 570,4 149,8 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 111/20А-3 51 111/20А-4 150 150 18,6 37,0 37,0 0,1 0,1 5,1 4,8 0,6 0,6 1574,0 674,5 148,6 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 121/1 51 121/1-1 300 300 158,7 198,5 198,5 0,6 0,6 3,9 3,6 0,8 0,8 20821,1 8930,3 149,7 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 116/11 51 116/11-1 250 250 82,0 89,5 89,4 0,2 0,2 2,1 1,9 0,6 0,5 9688,8 4164,3 149,6 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 121/16АВР 51 121/16А 400 400 1,9 157,5 156,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4 282,6 121,1 149,2 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 143 56 144 800 800 52,8 777,0 775,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 13320,7 5708,6 149,1 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 121/9 51 121/10 400 400 44,5 472,7 471,3 0,2 0,2 4,9 4,5 1,1 1,1 6735,5 2886,6 149,6 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 131 51 132 1000 1000 221,4 2264,5 2254,5 0,2 0,2 0,9 0,8 0,9 0,8 65800,2 28197,9 149,6 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121/15 51 121/16АВР 400 400 58,4 192,2 191,2 0,0 0,0 0,8 0,7 0,5 0,4 8832,7 3785,0 149,3 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 104 51 105 1000 1000 300,5 4099,1 4069,0 0,9 0,8 3,0 2,8 1,6 1,5 89412,2 38317,3 150,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 108 51 109 1000 1000 298,7 4097,1 4071,2 0,9 0,8 3,0 2,8 1,6 1,5 88863,4 38082,1 149,9 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 147/16 56 147/15 400 400 94,0 392,5 391,7 0,3 0,3 3,3 3,1 0,9 0,9 14213,9 6089,8 149,3 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 102 51 103 1000 1000 59,3 4099,5 4068,6 0,2 0,2 3,0 2,8 1,6 1,5 17639,2 7559,6 150,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 3.1.12_СТ Позняки 51 101 1000 1000 107,4 4099,8 4068,3 0,3 0,3 3,0 2,7 1,6 1,5 31964,0 13698,6 150,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 ТК116/5А-3 56 ТК116/5А-4 150 150 15,1 55,2 55,2 0,2 0,2 11,4 10,7 0,9 0,9 1289,3 552,5 149,6 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 116/3 51 116/4 400 400 42,3 826,4 824,2 0,6 0,6 14,8 13,9 2,0 1,9 6399,3 2742,5 149,8 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 121/14-1-1 51 121/14-1-2 150 150 43,0 76,9 76,9 1,0 0,9 22,1 20,8 1,3 1,2 3669,1 1572,3 149,2 69,6

3.1.12_СТ Позняки 56 137/8А будинок житловий 100 100 34,9 24,9 24,9 0,7 0,6 19,5 18,3 1,0 0,9 2570,9 1101,5 148,6 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 147/9 56 147/8 400 400 141,6 172,4 172,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 21402,3 9164,2 149,1 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 116/11-2 51 116/11-3 200 200 28,8 89,4 89,4 0,2 0,2 6,6 6,2 0,9 0,8 3007,4 1288,8 149,4 69,7

3.1.12_СТ Позняки 56 ТК116/5А-4 56 ТК116/5А-5 150 150 75,2 55,2 55,2 0,9 0,8 11,4 10,7 0,9 0,9 6425,4 2752,9 149,5 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 111/21 51 СЭВС-36 н. 200 200 77,4 104,4 104,4 0,7 0,7 9,0 8,5 1,0 0,9 8063,3 3457,2 149,2 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 121 51 122 1000 1000 22,8 2267,0 2251,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,9 0,8 6770,1 2900,4 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121/14 51 121/15 400 400 134,1 192,2 191,1 0,1 0,1 0,8 0,7 0,5 0,4 20285,0 8685,7 149,4 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121/18-3А 51 121/18-4 200 200 71,5 60,1 60,1 0,2 0,2 3,0 2,8 0,6 0,5 7425,6 3181,3 148,7 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 116/4 51 116/5 400 400 94,7 826,4 824,2 1,4 1,3 14,8 13,9 2,0 1,9 14335,7 6143,6 149,8 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 103 51 104 1000 1000 170,8 4099,4 4068,7 0,5 0,5 3,0 2,8 1,6 1,5 50842,7 21789,0 150,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 142 56 143 800 800 90,6 777,1 774,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 22856,0 9794,6 149,2 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 101 51 102 1000 1000 50,7 4099,6 4068,5 0,2 0,1 3,0 2,8 1,6 1,5 15079,9 6462,8 150,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 147/3-2 56 147/3-3 300 300 49,5 132,6 132,4 0,1 0,1 1,7 1,6 0,6 0,5 6445,7 2762,1 148,6 69,2
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3.1.12_СТ Позняки 56 т. "А" 51 121/18-3А 200 200 47,6 60,1 60,1 0,1 0,1 3,0 2,8 0,6 0,5 4946,3 2119,4 148,8 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 1П-2 56 134 1000 1000 41,0 2263,8 2255,3 0,0 0,0 0,9 0,8 0,9 0,8 12192,5 5225,3 149,5 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 147 56 147/1 400 400 174,6 385,6 385,1 0,6 0,5 3,2 3,0 0,9 0,9 26354,4 11298,2 149,1 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 147/14 56 147/13 400 400 28,2 381,2 380,4 0,1 0,1 3,2 3,0 0,9 0,9 4267,4 1828,8 149,3 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 141 56 142 800 800 44,3 777,2 774,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 11176,3 4789,6 149,2 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 121/7 51 121/7-1 250 250 70,6 95,3 95,2 0,2 0,2 2,3 2,2 0,6 0,6 8359,4 3585,2 149,6 69,6

3.1.12_СТ Позняки 56 147/17А-1 56 147/17А-2 150 150 68,3 50,2 50,2 0,6 0,6 9,4 8,9 0,9 0,8 5825,9 2496,1 149,3 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 121/13 51 121/14 400 400 109,4 354,3 353,1 0,3 0,3 2,7 2,5 0,9 0,8 16547,4 7090,9 149,4 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 116/2 51 116/3 400 400 82,2 826,4 824,2 1,2 1,1 14,8 13,9 2,0 1,9 12456,8 5338,4 149,8 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 147/15 56 147/14 400 400 24,6 381,2 380,4 0,1 0,1 3,2 3,0 0,9 0,9 3712,7 1591,0 149,3 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 122 51 123 1000 1000 152,5 2266,9 2251,9 0,1 0,1 0,9 0,8 0,9 0,8 45356,5 19437,5 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 116 51 116/1 400 400 5,8 826,4 824,2 0,1 0,1 14,8 13,9 2,0 1,9 874,3 374,6 149,8 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 121/12-1 56 СЭВС 9/9 н 200 200 14,9 79,2 79,1 0,1 0,1 5,2 4,9 0,8 0,7 1552,7 665,4 149,4 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 116/1 51 116/2 400 400 8,4 826,4 824,2 0,1 0,1 14,8 13,9 2,0 1,9 1270,8 544,6 149,8 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 111/22-2 51 СЭВС-35/7 200 200 50,1 152,2 152,2 1,0 0,9 19,2 18,0 1,5 1,4 5225,0 2239,1 149,1 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 121/10 51 121/11 400 400 19,8 433,5 432,1 0,1 0,1 4,1 3,8 1,0 1,0 2996,0 1284,0 149,5 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 121/11 51 121/12 400 400 122,4 433,5 432,1 0,5 0,5 4,1 3,8 1,0 1,0 18526,9 7939,2 149,5 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 121/10 56 121/11-1 200 200 180,9 39,2 39,1 0,2 0,2 1,3 1,2 0,4 0,4 18862,3 8072,1 149,5 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 135 56 136 1000 1000 107,7 2263,5 2255,5 0,1 0,1 0,9 0,8 0,9 0,8 31996,8 13712,4 149,5 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 121/14-1 51 121/14-1-1 150 150 85,9 76,9 76,9 1,9 1,8 22,1 20,8 1,3 1,2 7322,9 3138,4 149,3 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 116/6-1 51 116/6-2 200 200 72,8 28,4 28,4 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 7580,0 3246,2 149,4 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121/7 51 121/8 400 400 77,2 472,8 471,2 0,4 0,4 4,9 4,5 1,1 1,1 11691,7 5007,6 149,6 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 130 51 131 1000 1000 233,8 2264,9 2254,1 0,2 0,2 0,9 0,8 0,9 0,8 69479,2 29774,4 149,6 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 134 56 135 1000 1000 78,1 2263,7 2255,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,9 0,8 23201,9 9943,4 149,5 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 #268 56 ЦТП-41 н. 200 200 7,3 72,1 72,1 0,0 0,0 4,3 4,0 0,7 0,7 759,3 325,4 149,0 69,5

3.1.12_СТ Позняки 51 123 51 124 1000 1000 230,5 2266,7 2252,2 0,2 0,2 0,9 0,8 0,9 0,8 68539,6 29371,7 149,7 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121/18 51 111/15 400 400 67,8 97,3 96,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10241,4 4394,6 149,2 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 137/2 56 СЭВС-57/7 250 250 15,6 191,0 191,0 0,1 0,1 9,3 8,8 1,2 1,1 1840,9 789,7 149,4 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 111/22-1 51 111/22-2 200 200 68,4 152,2 152,2 1,3 1,2 19,2 18,0 1,5 1,4 7126,9 3054,3 149,1 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 СЭВС-57/7 56 137/2-1р. 200 200 39,9 191,0 191,0 1,2 1,1 30,1 28,3 1,8 1,7 4165,0 1784,9 149,4 69,7

3.1.12_СТ Позняки 51 109 56 109А 1000 1000 97,5 4096,6 4071,8 0,3 0,3 3,0 2,8 1,6 1,5 29010,5 12432,8 149,9 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 109А 51 110 1000 1000 17,5 4096,4 4071,9 0,1 0,0 3,0 2,8 1,6 1,5 5203,4 2230,0 149,9 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 147/9-3 56 СЭВС-48/6 250 250 20,7 208,6 208,6 0,2 0,2 11,1 10,5 1,3 1,2 2447,0 1048,7 149,0 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 147/18 56 147/17а 400 400 267,0 543,9 542,7 1,7 1,6 6,4 6,0 1,3 1,2 40437,2 17314,9 149,5 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 119 51 120 1000 1000 142,0 3263,8 3245,7 0,3 0,2 1,9 1,8 1,3 1,2 42246,9 18105,2 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 147/13 56 147/12 400 400 47,5 381,2 380,4 0,2 0,1 3,2 3,0 0,9 0,9 7179,7 3076,8 149,3 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 147/8 56 147/7 400 400 30,3 172,4 172,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 0,4 4578,7 1962,1 149,0 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 151 56 151/1 400 400 234,8 391,0 390,3 0,8 0,7 3,3 3,1 0,9 0,9 35429,4 15180,3 149,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 111/19 56 111/19-1 125 125 108,3 9,9 9,9 0,1 0,1 1,0 0,9 0,2 0,2 8886,2 3787,4 149,3 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 121/1-2-1 ЗНЗ №316 УО Дарницької РДА в м 100 100 166,8 16,9 16,9 1,5 1,4 9,0 8,5 0,7 0,6 12328,7 5273,4 149,5 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 1П-3 56 140 800 800 9,5 777,4 774,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,5 0,4 2401,1 1029,0 149,2 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 140 56 141 800 800 171,8 777,4 774,6 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 43329,6 18567,0 149,2 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 151/9 56 151/10 400 400 36,1 94,7 94,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5438,8 2326,6 148,5 68,7

3.1.12_СТ Позняки 56 147/17а 56 147/17А-1 200 200 57,0 50,2 50,2 0,1 0,1 2,1 2,0 0,5 0,5 5940,3 2547,3 149,4 69,5

3.1.12_СТ Позняки 51 215/9 51 215/8 500 500 127,2 71,2 71,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 21956,2 9401,8 146,2 68,0

3.1.12_СТ Позняки 56 150 56 151 800 800 37,3 391,1 390,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9384,4 4021,6 149,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 111/13 51 111/14 400 400 38,7 389,2 389,2 0,1 0,1 3,3 3,1 0,9 0,9 5858,0 2510,5 149,4 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 147/17а 56 147/17 400 400 6,5 493,6 492,6 0,0 0,0 5,3 5,0 1,2 1,1 977,4 418,9 149,4 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 118 51 119 1000 1000 148,0 3264,1 3245,4 0,3 0,3 1,9 1,8 1,3 1,2 44027,3 18868,2 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 137/8 56 137/8А 400 400 73,0 24,9 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11036,7 4716,8 149,1 69,3
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3.1.12_СТ Позняки 51 СЭВС-39/10 56 121/1-2-1 100 100 12,8 16,9 16,9 0,1 0,1 9,0 8,5 0,7 0,6 945,2 403,9 149,5 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 149 56 150 800 800 36,8 391,1 390,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 9271,7 3973,3 149,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 147/2 56 СЭВС-46/6 250 250 33,6 252,8 252,8 0,6 0,5 16,4 15,4 1,6 1,5 3969,2 1702,3 148,9 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 151/10 56 151/11 400 400 46,0 94,7 94,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6904,3 2958,4 148,5 68,7

3.1.12_СТ Позняки 51 117 51 118 1000 1000 87,6 3264,2 3245,3 0,2 0,2 1,9 1,8 1,3 1,2 26045,1 11162,0 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 147/9-2 56 147/9-3 250 250 115,3 208,6 208,6 1,3 1,2 11,1 10,5 1,3 1,2 13626,6 5839,0 149,0 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 137/1 56 137/2 400 400 43,4 621,7 621,1 0,4 0,3 8,4 7,9 1,5 1,4 6576,4 2818,4 149,4 69,5

3.1.12_СТ Позняки 51 121/14-2 51 СЭВС-24/9 200 200 95,1 67,6 67,5 0,4 0,3 3,8 3,6 0,7 0,6 9908,1 4244,7 149,2 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 147/3 56 147/3-1 300 300 213,7 132,6 132,4 0,4 0,3 1,7 1,6 0,6 0,5 27874,8 11939,6 148,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 215/10 51 215/9 500 500 64,2 71,2 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11080,3 4746,7 146,3 67,9

3.1.12_СТ Позняки 56 147/16 56 СЭВС-33/6А 250 250 199,9 101,0 101,0 0,5 0,5 2,6 2,5 0,6 0,6 23641,4 10133,8 149,3 69,6

3.1.12_СТ Позняки 56 148 56 149 800 800 17,2 391,1 390,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 4336,1 1858,3 149,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 147/12 56 147/11 1000 1000 59,3 381,2 380,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17589,6 7537,5 149,3 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 111/22 51 111/22-1 200 200 58,5 174,3 174,3 1,5 1,4 25,1 23,6 1,7 1,6 6091,1 2611,4 149,2 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 111/19-1 ТОВ «Перший Український Експер 125 125 20,9 9,9 9,9 0,0 0,0 1,0 0,9 0,2 0,2 1703,6 729,8 148,4 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 137 Вузол121 400 400 66,8 621,7 621,1 0,6 0,5 8,4 7,9 1,5 1,4 10101,0 4333,8 149,5 69,5

3.1.12_СТ Позняки Вузол121 56 137/1 400 400 98,5 621,7 621,1 0,8 0,8 8,4 7,9 1,5 1,4 14925,8 6396,4 149,4 69,5

3.1.12_СТ Позняки 51 111/22 51 111/23 400 400 84,0 160,7 160,3 0,0 0,0 0,6 0,5 0,4 0,4 12696,2 5437,5 149,2 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 147/17 56 147/16 400 400 122,9 493,6 492,6 0,7 0,6 5,3 5,0 1,2 1,1 18595,2 7968,6 149,4 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 147 56 148 800 800 25,3 391,2 390,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6370,3 2728,7 149,1 69,1

3.1.12_СТ Позняки 10О 111/12 51 111/13 400 400 45,3 389,2 389,2 0,1 0,1 3,3 3,1 0,9 0,9 6844,8 2939,3 149,4 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 151/11 56 139/4-13 400 400 44,8 94,7 94,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6727,1 2882,5 148,4 68,8

3.1.12_СТ Позняки 51 116/5 56 ТК-116/5А 400 400 67,5 753,5 751,4 0,8 0,8 12,3 11,5 1,8 1,7 10224,6 4380,3 149,8 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 147/2А 56 147/3 400 400 21,2 132,6 132,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 3191,5 1367,7 148,9 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 147/18 56 СЭВС-32/6А 200 200 44,3 259,8 259,8 2,5 2,3 55,8 52,4 2,5 2,3 4623,8 1984,4 149,5 69,7

3.1.12_СТ Позняки 56 137/8 56 СЭВС-59/7 200 200 164,8 156,6 156,5 3,3 3,1 20,3 19,0 1,5 1,4 17159,0 7353,6 149,1 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 137/7А 56 #268 150 150 129,4 72,1 72,0 2,5 2,4 19,4 18,3 1,2 1,2 11023,4 4723,6 149,2 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 147/9-1 56 147/9-2 250 250 80,5 208,6 208,5 0,9 0,8 11,2 10,5 1,3 1,2 9508,3 4074,5 149,1 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 151/9 56 СЭВС-42 200 200 14,8 137,5 137,5 0,2 0,2 15,6 14,7 1,3 1,2 1539,0 660,3 148,5 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 121/18 51 121/18-1 250 250 137,3 60,2 60,1 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,3 16212,0 6938,4 149,2 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 116/6-3 51 116/6-4 150 150 71,2 28,4 28,4 0,2 0,2 3,0 2,9 0,5 0,5 6050,6 2591,6 148,9 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 147/1 56 147/2 400 400 153,7 385,5 385,2 0,5 0,5 3,2 3,0 0,9 0,9 23209,1 9945,2 149,0 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 151/1 56 СЭВС-36/5з 200 200 20,9 158,6 158,6 0,4 0,4 20,8 19,5 1,5 1,4 2175,9 934,0 148,9 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 121/11-2 ОСББ "Сердолік" 200 200 27,9 39,2 39,1 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 2902,0 1243,5 149,0 69,5

3.1.12_СТ Позняки 51 121/6 ДНЗ №149 УО Дарницької РДА в м 80 80 61,8 9,8 9,8 0,6 0,6 9,7 9,1 0,6 0,6 4087,5 1750,8 149,7 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 116/11 51 116/12 400 400 42,6 461,1 459,4 0,2 0,2 4,6 4,3 1,1 1,0 6439,7 2758,1 149,6 68,8

3.1.12_СТ Позняки 56 121/16-2 56 121/18-3 100 100 20,3 34,7 34,7 0,8 0,7 37,8 35,5 1,3 1,3 1497,6 641,8 148,9 69,5

3.1.12_СТ Позняки 51 121/2 51 121/3 400 400 62,7 670,1 668,2 0,6 0,6 9,8 9,1 1,6 1,5 9508,9 4073,5 149,7 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 138а 56 1П-3 1000 1000 199,2 777,7 774,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 59074,4 25312,4 149,3 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 147/7 56 147/6 400 400 150,9 172,3 172,1 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 22779,9 9759,3 149,0 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 215/11 56 215/10 500 500 162,3 71,3 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 28052,0 12009,4 146,7 67,8

3.1.12_СТ Позняки 56 139/4-13 56 139/4-14 400 400 77,8 94,7 94,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 11679,4 5003,8 148,3 68,8

3.1.12_СТ Позняки 51 121/18-2 51 121/18-3 250 250 26,3 60,2 60,1 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,3 3104,6 1330,4 148,9 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 147/9 56 147/9-1 250 250 41,3 208,6 208,5 0,5 0,4 11,2 10,5 1,3 1,2 4882,8 2093,5 149,1 69,5

3.1.12_СТ Позняки 51 111/14 51 111/15 400 400 121,5 389,2 389,2 0,4 0,4 3,3 3,1 0,9 0,9 18378,3 7873,2 149,4 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 151/8 56 151/9 400 400 13,7 232,2 231,9 0,0 0,0 1,2 1,1 0,6 0,5 2063,9 884,5 148,6 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 121/14 51 121/14-1 250 250 101,5 144,5 144,4 0,5 0,5 5,4 5,0 0,9 0,8 12004,3 5148,2 149,4 69,5

3.1.12_СТ Позняки 51 116/6-2 51 116/6-3 200 200 52,8 28,4 28,4 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 5494,4 2353,5 149,1 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 121/3 56 Вишн_8Б 80 80 88,1 6,5 6,5 0,4 0,4 4,2 4,0 0,4 0,4 5830,0 2489,5 149,7 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 116/12 51 116/13 400 400 35,2 461,1 459,4 0,2 0,2 4,6 4,3 1,1 1,0 5312,8 2276,9 149,6 68,8

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 2029



3.1.12_СТ Позняки 56 121/11-1 56 121/11-2 200 200 20,5 39,2 39,1 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 2131,8 913,5 149,1 69,5

3.1.12_СТ Позняки 51 1П-1 51 112 1000 1000 104,5 4096,0 4072,4 0,3 0,3 3,0 2,8 1,6 1,5 31076,2 13318,1 149,9 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 111/24-2 51 111/24-3 200 200 10,0 145,1 145,1 0,2 0,2 17,4 16,4 1,4 1,3 1041,4 446,3 148,8 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 116/13 10О 111/12 400 400 506,8 461,1 459,4 2,3 2,2 4,6 4,3 1,1 1,0 76570,9 32801,5 149,6 68,9

3.1.12_СТ Позняки 51 111/24-3 51 СЭВС-37/7 200 200 10,0 145,1 145,1 0,2 0,2 17,4 16,4 1,4 1,3 1040,3 445,8 148,8 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 121/3 51 121/4 400 400 115,3 663,6 661,7 1,1 1,0 9,6 8,9 1,6 1,5 17465,2 7484,7 149,7 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 137 56 138 1000 1000 173,4 837,5 832,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 51513,3 22054,7 149,5 69,1

3.1.12_СТ Позняки 56 147/11 56 147/10 400 400 155,4 381,1 380,5 0,5 0,5 3,2 3,0 0,9 0,9 23497,7 10068,8 149,2 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 151/7 56 151/8 400 400 58,4 232,2 231,9 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 8789,3 3766,5 148,6 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 121/17 51 121/18 400 400 30,0 157,5 156,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,4 0,4 4538,7 1945,0 149,2 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 110 51 1П-1 1000 1000 215,4 4096,4 4072,0 0,6 0,6 3,0 2,8 1,6 1,5 64068,0 27456,6 149,9 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121/16АВР 56 СЕВС-19а/9 200 200 47,5 34,7 34,7 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 4940,0 2117,5 149,2 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 147/2 56 147/2А 400 400 61,1 132,6 132,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 9230,5 3949,6 148,9 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 125 51 126 1000 1000 11,4 2266,2 2252,7 0,0 0,0 0,9 0,8 0,9 0,8 3395,2 1455,1 149,7 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 116/6 51 116/7 400 400 125,0 669,8 667,8 1,2 1,1 9,7 9,1 1,6 1,5 18922,9 8109,3 149,7 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 116 51 117 1000 1000 40,3 3264,3 3245,2 0,1 0,1 1,9 1,8 1,3 1,2 11972,8 5131,7 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 124 51 125 1000 1000 35,2 2266,2 2252,6 0,0 0,0 0,9 0,8 0,9 0,8 10459,1 4482,4 149,7 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121/14-1 51 121/14-2 200 200 89,7 67,6 67,5 0,3 0,3 3,8 3,5 0,7 0,6 9353,5 4006,0 149,3 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 ТК-116/5А 51 116/6 400 400 77,1 698,3 696,2 0,8 0,8 10,6 9,9 1,7 1,6 11668,0 4999,4 149,8 69,0

3.1.12_СТ Позняки 56 147/19 56 147/18 400 400 54,0 803,7 802,5 0,8 0,7 14,0 13,1 1,9 1,8 8173,4 3502,8 149,5 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 112 51 113 1000 1000 98,8 4095,8 4072,6 0,3 0,3 3,0 2,8 1,6 1,5 29397,8 12598,8 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 121 51 121/1 400 400 105,2 996,4 994,3 2,3 2,1 21,6 20,2 2,4 2,2 15939,4 6836,7 149,8 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 139/4-14 56 139/4-15 400 400 21,6 94,6 94,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3237,2 1387,2 148,2 68,8

3.1.12_СТ Позняки 51 111/20А-5 51 111/20А-6 150 150 10,8 37,0 37,0 0,1 0,1 5,1 4,8 0,6 0,6 917,6 393,2 148,4 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 121/16-1 56 121/16-2 150 150 36,2 34,7 34,7 0,2 0,2 4,5 4,2 0,6 0,6 3077,0 1318,4 149,0 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 151/6 56 151/7 400 400 44,2 232,2 231,9 0,1 0,0 1,2 1,1 0,6 0,5 6659,5 2853,9 148,6 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 111/24-1 51 111/24-2 250 250 67,3 145,1 145,1 0,4 0,3 5,4 5,1 0,9 0,8 7941,4 3402,9 148,9 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 111/23 гімназія "Скандінавська" УО Да 125 125 52,7 15,4 15,4 0,1 0,1 2,3 2,2 0,4 0,4 4323,7 1851,6 149,1 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 127 51 128 1000 1000 99,1 2266,0 2252,8 0,1 0,1 0,9 0,8 0,9 0,8 29446,6 12619,6 149,7 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 138 56 138а 1000 1000 216,9 778,1 773,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 64350,0 27566,0 149,4 69,0

3.1.12_СТ Позняки 56 136/1 56 136/2 400 400 6,5 803,8 802,4 0,1 0,1 14,0 13,1 1,9 1,8 986,0 422,6 149,5 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 121/4 51 121/5 400 400 14,0 663,6 661,8 0,1 0,1 9,6 8,9 1,6 1,5 2123,0 909,8 149,7 69,3

3.1.12_СТ Позняки 10О 111/12-1 56 215/11 500 500 523,2 71,5 70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 90743,2 38756,3 148,0 67,6

3.1.12_СТ Позняки 51 121/5 51 121/6 400 400 140,1 663,6 661,8 1,3 1,3 9,6 8,9 1,6 1,5 21232,7 9098,9 149,7 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 121/7 51 СЭВС-53 н. 250 250 44,7 85,7 85,7 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 5287,6 2270,2 149,6 69,8

3.1.12_СТ Позняки 51 111/20А 51 111/21 400 400 99,9 439,4 438,9 0,4 0,4 4,2 3,9 1,1 1,0 15112,3 6477,4 149,2 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 136/2 56 147/19 400 400 144,1 803,8 802,4 2,0 1,9 14,0 13,1 1,9 1,8 21817,0 9349,5 149,5 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 139/4-15 56 139/4-16 400 400 150,9 94,6 94,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 22661,2 9705,7 148,2 68,9

3.1.12_СТ Позняки 56 147/3-3 56 147/3-4 300 300 118,2 132,6 132,5 0,2 0,2 1,7 1,6 0,6 0,5 15401,1 6598,4 148,5 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 111/16 51 111/17 400 400 46,7 486,4 485,7 0,2 0,2 5,1 4,8 1,2 1,1 7068,4 3029,2 149,3 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 111/15 51 111/16 400 400 20,5 486,4 485,7 0,1 0,1 5,1 4,8 1,2 1,1 3099,4 1328,3 149,3 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 111/20А 51 111/20А-1 150 150 26,8 37,0 37,0 0,1 0,1 5,1 4,8 0,6 0,6 2285,7 977,1 149,2 68,9

3.1.12_СТ Позняки 56 136 56 136/1 400 400 36,4 803,8 802,4 0,5 0,5 14,0 13,1 1,9 1,8 5502,2 2359,5 149,5 69,4

3.1.12_СТ Позняки 10О 111/12 10О 111/12-1 500 500 593,7 71,8 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 104529,9 44123,9 149,4 67,1

3.1.12_СТ Позняки 51 126 51 127 1000 1000 62,9 2266,1 2252,7 0,1 0,1 0,9 0,8 0,9 0,8 18700,0 8014,1 149,7 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 151/5 56 151/6 400 400 85,9 232,2 231,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 12941,5 5545,5 148,7 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 111/17 56 111/19 400 400 84,9 486,4 485,7 0,4 0,4 5,1 4,8 1,2 1,1 12844,5 5504,4 149,3 69,3

3.1.12_СТ Позняки 56 147/10 56 147/9 400 400 107,6 381,0 380,6 0,3 0,3 3,2 3,0 0,9 0,9 16263,6 6969,3 149,2 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 116/7 51 116/7-1 200 200 40,9 61,5 61,5 0,1 0,1 3,1 2,9 0,6 0,6 4259,2 1831,5 149,7 69,8

3.1.12_СТ Позняки 56 147/6-1 56 СЭВС-47/6 200 200 17,7 172,2 172,2 0,4 0,4 24,5 23,0 1,7 1,6 1840,1 788,6 148,7 69,4

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 2030



3.1.12_СТ Позняки 56 137/7 56 137/7А 400 400 36,5 253,6 253,4 0,1 0,0 1,4 1,3 0,6 0,6 5513,6 2362,9 149,2 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 121/12А 51 121/13 400 400 64,2 354,3 353,1 0,2 0,2 2,7 2,5 0,9 0,8 9717,1 4164,2 149,5 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 137/5 56 137/6 400 400 258,9 368,0 367,5 0,8 0,7 2,9 2,8 0,9 0,8 39187,5 16789,9 149,4 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 111/20А-1 51 111/20А-2 150 150 76,1 37,0 37,0 0,4 0,4 5,1 4,8 0,6 0,6 6468,6 2771,0 149,2 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 121/1-1А БСПО №61 ТОВ "Аркада-Житлосерв 25 25 37,6 0,4 0,4 0,3 0,3 9,0 8,5 0,3 0,3 1555,0 663,0 147,9 67,3

3.1.12_СТ Позняки 51 111/24 51 111/24-1 250 250 67,8 145,1 145,1 0,4 0,3 5,4 5,1 0,9 0,8 8003,9 3429,7 148,9 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 113А 51 114 1000 1000 149,0 4091,2 4068,9 0,4 0,4 3,0 2,8 1,6 1,5 44311,8 18990,2 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 116/9 51 116/10 400 400 36,8 550,6 548,8 0,2 0,2 6,6 6,1 1,3 1,2 5564,6 2384,8 149,7 68,9

3.1.12_СТ Позняки 51 121/1-1 51 СЭВС-40/10 200 200 21,0 82,8 82,8 0,1 0,1 5,7 5,3 0,8 0,7 2194,6 941,0 149,6 69,8

3.1.12_СТ Позняки 51 116/8 51 116/9 400 400 74,4 550,7 548,8 0,5 0,5 6,6 6,1 1,3 1,2 11258,7 4822,8 149,7 68,9

3.1.12_СТ Позняки 51 113 51 113А 1000 1000 132,6 4095,6 4072,8 0,4 0,4 3,0 2,8 1,6 1,5 39458,1 16910,2 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 129 51 130 1000 1000 236,9 2265,3 2253,6 0,2 0,2 0,9 0,8 0,9 0,8 70427,3 30180,6 149,6 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 116/10 51 116/11 400 400 52,3 550,6 548,8 0,3 0,3 6,6 6,1 1,3 1,2 7906,7 3388,4 149,7 68,9

3.1.12_СТ Позняки 51 111/23 51 111/24 400 400 143,9 145,3 145,0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3 0,3 21745,3 9315,7 149,1 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 137/7А 56 137/8 400 400 97,3 181,5 181,3 0,1 0,1 0,7 0,7 0,4 0,4 14707,2 6301,1 149,2 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 151/2 56 151/3 400 400 99,5 232,3 231,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 14986,9 6421,9 148,9 68,9

3.1.12_СТ Позняки 51 121/1 51 121/1-1А 50 50 32,4 0,9 0,9 0,0 0,0 1,0 1,0 0,1 0,1 1739,1 722,8 149,7 64,9

3.1.12_СТ Позняки 56 151/1 56 151/2 400 400 25,3 232,3 231,7 0,0 0,0 1,2 1,1 0,6 0,5 3817,7 1634,3 148,9 68,9

3.1.12_СТ Позняки 51 121/1 51 121/2 400 400 94,0 796,9 795,0 1,3 1,2 13,8 12,9 1,9 1,8 14256,7 6108,3 149,7 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 121/1-1А БСПО №73 ТОВ "Аркада-Житлосерв 25 25 64,9 0,5 0,5 0,7 0,7 10,7 10,1 0,3 0,3 2680,6 1126,3 147,9 66,3

3.1.12_СТ Позняки 51 128 51 129 1000 1000 297,5 2265,9 2253,0 0,3 0,3 0,9 0,8 0,9 0,8 88429,0 37894,2 149,7 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 111/21 51 111/22 400 400 67,4 335,0 334,6 0,2 0,2 2,4 2,3 0,8 0,8 10188,9 4365,4 149,2 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 137/4 56 137/5 400 400 69,3 368,0 367,5 0,2 0,2 2,9 2,8 0,9 0,8 10481,4 4491,7 149,4 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 121/6 51 121/7 400 400 127,8 653,8 652,1 1,2 1,1 9,3 8,7 1,6 1,5 19359,6 8296,2 149,7 69,3

3.1.12_СТ Позняки 51 116/7 51 116/8 400 400 92,1 608,3 606,4 0,7 0,7 8,0 7,5 1,5 1,4 13943,8 5973,4 149,7 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 121/2 56 СТВС-51/10 300 300 43,1 126,8 126,8 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 5659,0 2430,1 149,7 69,9

3.1.12_СТ Позняки 51 111/20А-2 51 111/20А-3 150 150 163,6 37,0 37,0 0,8 0,8 5,1 4,8 0,6 0,6 13897,0 5949,8 149,0 69,1

3.1.12_СТ Позняки 51 121/18-3 56 т. "А" 250 250 27,7 60,2 60,1 0,0 0,0 0,9 0,9 0,4 0,3 3263,3 1398,4 148,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 151/4 56 151/5 400 400 102,4 232,3 231,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 15424,5 6609,3 148,7 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 114 51 115 1000 1000 39,6 4091,0 4069,2 0,1 0,1 3,0 2,8 1,6 1,5 11776,7 5047,1 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 51 115 51 116 1000 1000 65,1 4090,9 4069,2 0,2 0,2 3,0 2,8 1,6 1,5 19373,8 8303,0 149,8 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 СЕВС-19а/9 56 121/16-1 150 150 40,9 34,7 34,7 0,2 0,2 4,5 4,2 0,6 0,6 3483,1 1492,3 149,1 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 113А центр автомобільний ТОВ "КАТП 100 100 34,6 4,2 4,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2563,0 1097,5 149,8 69,6

3.1.12_СТ Позняки 51 111/22-1 56 1310452 150 150 71,2 22,1 22,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 6063,3 2594,8 149,1 69,5

3.1.12_СТ Позняки 56 137/3 56 137/4 400 400 44,0 368,0 367,5 0,1 0,1 2,9 2,8 0,9 0,8 6653,9 2851,5 149,4 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 147/6 56 147/6-1 400 400 105,8 172,3 172,2 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 0,4 15964,1 6840,1 148,8 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 136 56 137 1000 1000 177,2 1459,6 1453,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,6 0,5 52643,5 22551,9 149,5 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 111/19 51 111/20 400 400 20,1 476,5 475,9 0,1 0,1 4,9 4,6 1,1 1,1 3041,5 1303,6 149,3 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 137/6А 56 137/7 400 400 110,3 253,6 253,3 0,2 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 16686,0 7149,9 149,2 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 137/2 56 137/3 400 400 20,9 368,0 367,5 0,1 0,1 2,9 2,8 0,9 0,8 3159,4 1353,2 149,4 69,4

3.1.12_СТ Позняки 51 111/20 51 111/20А 400 400 48,2 476,5 475,9 0,2 0,2 4,9 4,6 1,1 1,1 7294,8 3126,2 149,3 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 151/3 56 151/4 400 400 103,1 232,3 231,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,6 0,5 15523,6 6651,8 148,8 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 121/12 51 121/12А 400 400 41,0 354,3 353,0 0,1 0,1 2,7 2,5 0,9 0,8 6201,7 2656,8 149,5 69,2

3.1.12_СТ Позняки 56 137/6 56 137/6А 400 400 2,5 253,6 253,3 0,0 0,0 1,4 1,3 0,6 0,6 378,3 162,1 149,3 69,4

3.1.12_СТ Позняки 56 139/4-16 56 139/4-17 400 400 51,3 94,6 94,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 7699,9 3299,2 148,0 69,0

3.1.12_СТ Позняки 51 116/6 51 116/6-1 200 200 95,8 28,5 28,4 0,1 0,1 0,7 0,6 0,3 0,3 9989,2 4275,5 149,7 69,1

3.1.13_РК Теремки ТК206 ТК207 400 400 136,5 7,1 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19262,8 8191,8 143,4 61,5

3.1.13_РК Теремки ТК110 ТК111 200 200 63,8 55,6 55,5 0,2 0,2 2,6 2,4 0,5 0,5 6669,2 2857,3 149,1 69,0

3.1.13_РК Теремки 3.1.13_РК Теремки Вузол126 400 400 11,2 327,4 325,9 0,0 0,0 2,3 2,2 0,8 0,7 1706,2 731,2 150,0 68,6

3.1.13_РК Теремки ТК114 ТК114а 200 200 70,1 47,2 47,2 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,4 7323,1 3137,2 149,0 68,9

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 2031



3.1.13_РК Теремки ТК205 ТК205а 400 400 63,3 7,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9038,9 3860,4 147,9 58,8

3.1.13_РК Теремки ТК203 ТК203-1 250 250 70,4 18,5 18,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8357,5 3589,4 149,9 69,7

3.1.13_РК Теремки ТК201 ТК201а 400 400 60,3 255,3 254,3 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 9155,8 3923,5 150,0 68,8

3.1.13_РК Теремки Вузол126 ТК201 400 400 60,2 255,3 254,3 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 9134,9 3916,7 150,0 68,8

3.1.13_РК Теремки Вузол95 Т1 108-Г34аБН 200 200 15,8 93,3 93,2 0,1 0,1 7,2 6,8 0,9 0,8 1655,5 709,4 149,6 69,1

3.1.13_РК Теремки Вузол96 ТК113 200 200 84,7 104,3 104,2 0,8 0,7 9,0 8,4 1,0 0,9 8888,0 3808,3 149,5 69,2

3.1.13_РК Теремки ТК109 ТК109а 200 200 99,6 60,8 60,7 0,3 0,3 3,1 2,9 0,6 0,5 10427,3 4466,8 149,4 68,9

3.1.13_РК Теремки Вузол126 Т2 301 400 400 152,0 72,1 71,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 36434,3 21679,9 150,0 68,5

3.1.13_РК Теремки ТК112 Т1 112_Г18аБН 200 200 46,7 50,3 50,3 0,1 0,1 2,1 2,0 0,5 0,5 4874,0 2088,3 148,5 69,3

3.1.13_РК Теремки ТК111а будинок житловий 100 100 37,1 5,2 5,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,2 0,2 2738,7 1171,8 148,9 69,2

3.1.13_РК Теремки Т2 301 Т2 305 400 400 516,0 72,0 71,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 78098,1 33373,2 149,5 69,0

3.1.13_РК Теремки ТК108 ТК109 200 200 67,4 60,8 60,7 0,2 0,2 3,1 2,9 0,6 0,5 7062,7 3025,3 149,5 68,9

3.1.13_РК Теремки ТК107 Вузол96 200 200 165,7 104,3 104,2 1,5 1,4 9,0 8,4 1,0 0,9 17392,5 7449,6 149,7 69,2

3.1.13_РК Теремки ТК204 ТК205 400 400 90,4 7,2 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13715,2 5534,8 149,8 58,2

3.1.13_РК Теремки ТК114а ТК115 200 200 157,5 39,7 39,7 0,2 0,2 1,3 1,2 0,4 0,4 16450,0 7040,0 148,8 69,0

3.1.13_РК Теремки ТК113 ТК114 200 200 210,7 47,2 47,2 0,4 0,4 1,8 1,7 0,5 0,4 22096,8 9432,4 149,5 68,9

3.1.13_РК Теремки Вузол95 магазин ТДВ "Універсам №24" 65 65 32,5 3,5 3,5 0,1 0,1 3,7 3,5 0,3 0,3 1992,0 853,0 149,6 69,5

3.1.13_РК Теремки ТК202 ТК203 400 400 55,9 249,9 249,0 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 8489,1 3637,8 149,9 68,8

3.1.13_РК Теремки ТК108 будинок житловий 65 65 20,7 4,3 4,3 0,1 0,1 5,6 5,3 0,4 0,4 1268,0 544,6 149,5 69,6

3.1.13_РК Теремки ТК113 Т1 113_Т17аБН 200 200 15,2 57,0 57,0 0,0 0,0 2,7 2,5 0,5 0,5 1596,6 685,7 149,5 69,7

3.1.13_РК Теремки ТК107 Вузол95 400 400 84,2 96,8 96,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12790,7 5477,8 149,7 69,1

3.1.13_РК Теремки ТК111а ТК112 200 200 171,2 50,3 50,3 0,4 0,3 2,1 2,0 0,5 0,5 17897,1 7663,1 148,9 69,2

3.1.13_РК Теремки ТК203 ТК204 400 400 39,8 231,4 230,6 0,0 0,0 1,2 1,1 0,6 0,5 6042,4 2588,7 149,9 68,8

3.1.13_РК Теремки ТК114а Т1 114А-Т6аБН 100 100 20,6 7,5 7,5 0,0 0,0 1,8 1,7 0,3 0,3 1521,1 652,6 148,8 69,3

3.1.13_РК Теремки Т2 305 Т2 305 200 200 200,0 71,9 71,8 0,9 0,8 4,3 4,0 0,7 0,6 20851,5 8929,4 148,4 69,1

3.1.13_РК Теремки ТК106 ТК107 400 400 106,1 224,2 223,8 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 16118,7 6906,7 149,8 69,2

3.1.13_РК Теремки ТК204 ТК106 400 400 71,1 224,2 223,8 0,1 0,1 1,1 1,0 0,5 0,5 10792,2 4632,1 149,8 69,1

3.1.13_РК Теремки ТК109а ТК110 200 200 97,2 55,6 55,5 0,2 0,2 2,6 2,4 0,5 0,5 10170,3 4355,7 149,3 69,0

3.1.13_РК Теремки ТК207 ТК208 400 400 65,4 7,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9155,9 3909,3 140,6 62,0

3.1.13_РК Теремки ТК201а гуртожиток ДЖКП НАНУ 80 80 74,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 4895,3 2080,4 149,9 69,0

3.1.13_РК Теремки ТК201а ТК202 400 400 69,7 252,8 251,9 0,1 0,1 1,4 1,3 0,6 0,6 10583,8 4535,5 149,9 68,8

3.1.13_РК Теремки ТК205а ТК206 400 400 164,4 7,1 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23408,1 9940,3 146,6 60,3

3.1.13_РК Теремки ТК111 ТК111а 200 200 29,5 55,6 55,5 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 3088,4 1323,4 148,9 69,1

3.1.13_РК Теремки ТК208 ТК209 400 400 156,2 7,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21794,8 9256,2 139,3 63,4

3.1.13_РК Теремки ТК115 ТК116 200 200 87,4 39,7 39,7 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 9110,8 3902,2 148,4 69,1

3.1.13_РК Теремки ТК107 Т1 107_Т21аБН 150 150 77,9 23,1 23,1 0,2 0,1 2,0 1,9 0,4 0,4 6682,4 2867,6 149,7 69,7

3.1.13_РК Теремки Т1 108-Г34аБН ТК108 200 200 10,9 65,1 65,0 0,0 0,0 3,5 3,3 0,6 0,6 1146,6 490,7 149,6 68,9

3.1.13_РК Теремки ТК109а будинок житловий 80 80 23,6 5,2 5,2 0,1 0,1 2,8 2,6 0,3 0,3 1558,8 668,9 149,3 69,5

3.1.13_РК Теремки ТК202 АТС №266 ПАТ "Укртелеком" КМФ 80 80 43,6 2,9 2,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,2 0,2 2883,4 1234,0 149,9 69,5

3.1.14_РК Центральна Ц10 215 Ц10 216 300 300 50,6 531,6 530,9 1,4 1,3 27,8 26,0 2,3 2,1 6611,0 2833,2 149,7 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 301 Ц10 302 500 500 34,9 40,9 40,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6093,3 2610,3 148,4 68,9

3.1.14_РК Центральна Ц10 221 будинок житловий 80 80 27,5 5,6 5,6 0,1 0,1 3,2 3,0 0,3 0,3 1809,1 776,3 149,3 69,5

3.1.14_РК Центральна Ц10 202 Ц10 203 500 500 121,6 41,1 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 21336,6 9131,6 149,9 68,5

3.1.14_РК Центральна Ц10 501 Ц10 502А 500 500 43,3 22,9 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7308,5 3129,5 146,0 63,9

3.1.14_РК Центральна Ц10 Т.В.2 Ц10 101 250 250 44,0 147,3 147,3 0,2 0,2 5,6 5,2 0,9 0,9 5204,1 2231,9 150,0 69,7

3.1.14_РК Центральна Ц10 221А Ц10 221 300 300 29,8 19,9 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3891,4 1663,5 149,5 68,9

3.1.14_РК Центральна Ц10 103/3 Ц10 103/8 200 200 117,7 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 12153,1 5138,6 148,9 68,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 224 Ц10 224/1 300 300 113,8 230,0 229,6 0,6 0,6 5,2 4,9 1,0 0,9 14822,9 6351,6 149,4 69,2

3.1.14_РК Центральна Ц10 103 Ц10 104 200 200 117,8 143,6 143,5 2,0 1,9 17,0 16,0 1,4 1,3 12249,9 5248,8 149,8 69,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 225 Ц10 225А 300 300 26,9 230,0 229,6 0,1 0,1 5,2 4,9 1,0 0,9 3503,2 1501,3 149,3 69,2
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3.1.14_РК Центральна Ц10 228/А Ц10 228Б 150 150 161,6 50,4 50,2 1,5 1,4 9,5 8,8 0,9 0,8 13676,0 5841,3 149,2 68,7

3.1.14_РК Центральна Ц10 228Б Ц10 228В 500 500 21,0 50,4 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3674,4 1574,4 148,9 68,7

3.1.14_РК Центральна Ц10 500 Ц10 500/1 500 500 52,0 601,6 599,1 0,1 0,1 2,4 2,3 0,9 0,9 9171,9 3930,6 150,0 69,0

3.1.14_РК Центральна Вузол11 Ц10 201 400 400 24,9 264,1 263,4 0,0 0,0 1,5 1,4 0,6 0,6 3765,9 1614,5 150,0 69,2

3.1.14_РК Центральна Ц10 201 Ц10 202 400 400 16,7 41,1 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2519,0 1074,7 150,0 68,2

3.1.14_РК Центральна Ц10 205/1 Ц10 206 400 400 19,4 578,2 577,2 0,1 0,1 7,3 6,8 1,4 1,3 2935,9 1258,2 149,9 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 101 Ц10 101А 250 250 66,5 147,3 147,3 0,4 0,3 5,6 5,2 0,9 0,9 7867,3 3371,2 149,9 69,7

3.1.14_РК Центральна Ц10 221 Ц10 СЕМ.10 300 300 66,9 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 8699,4 3719,1 149,3 69,0

3.1.14_РК Центральна Ц10 500/7 Ц10 501А 500 500 144,1 23,0 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24374,1 10415,9 147,1 63,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 228Г ПрАТ "АК "Київводоканал", ДЕВГ 100 100 29,8 5,9 5,9 0,0 0,0 1,1 1,0 0,2 0,2 2188,8 937,4 148,5 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 214 Ц10 215 300 300 109,4 531,7 530,9 3,0 2,8 27,8 26,0 2,3 2,1 14283,3 6121,0 149,7 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 103/4 Ц10 103/3 250 250 27,1 29,7 29,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 3183,9 1364,1 149,0 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 203 Ц10 Т.ВР.1 500 500 18,1 41,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3171,1 1358,8 149,4 68,5

3.1.14_РК Центральна Ц10 218 Ц10 219 300 300 119,3 382,5 381,8 1,7 1,6 14,4 13,5 1,6 1,5 15558,3 6667,1 149,6 69,2

3.1.14_РК Центральна Ц10 Т.ВР.1 Ц10 204 500 500 126,7 41,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 22208,7 9504,2 149,3 68,7

3.1.14_РК Центральна Ц10 229/2 Ц10 230 250 250 139,4 62,3 62,3 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 16383,7 7016,6 148,9 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 224/1 Ц10 225 300 300 83,8 230,0 229,6 0,4 0,4 5,2 4,9 1,0 0,9 10906,6 4673,7 149,3 69,2

3.1.14_РК Центральна Ц10 221Е Ц10 222 300 300 30,1 230,0 229,6 0,2 0,1 5,2 4,9 1,0 0,9 3923,7 1679,6 149,5 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 302 Ц10 303 250 250 22,9 40,9 40,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 2682,4 1149,4 148,3 69,0

3.1.14_РК Центральна Ц10 500/5 Ц10 500/6 500 500 49,1 23,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8309,5 3557,7 147,7 63,2

3.1.14_РК Центральна Ц10 103/6 Ц10 103/5 250 250 54,6 29,7 29,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 6424,8 2751,9 149,8 68,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 403 Ц10 404 300 300 79,6 43,5 43,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 10376,3 4444,1 149,5 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 102 Ц10 103 200 200 50,5 143,6 143,5 0,9 0,8 17,0 16,0 1,4 1,3 5250,9 2250,1 149,8 69,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 500/3 Ц10 500/5 500 500 131,7 23,1 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22376,3 9564,8 148,7 63,0

3.1.14_РК Центральна Ц10 221Г Ц10 221Д 300 300 69,6 362,5 362,0 0,9 0,8 12,9 12,1 1,6 1,5 9070,1 3886,9 149,5 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 500/1 Ц10 500/2 500 500 104,3 601,5 599,1 0,3 0,2 2,4 2,3 0,9 0,9 18385,3 7878,8 150,0 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 402 Ц10 403 300 300 70,9 43,5 43,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 9233,6 3962,6 149,7 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 504 Ц10 505 500 500 163,5 22,7 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27306,0 11663,0 142,5 65,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 500/6 Ц10 500/7 500 500 25,1 23,0 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4239,5 1816,0 147,3 63,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 229 Ц10 229/1 250 250 38,7 138,7 138,7 0,2 0,2 4,9 4,6 0,9 0,8 4554,4 1951,7 149,1 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 500/2a Ц10 205/1 400 400 83,3 578,3 577,1 0,6 0,6 7,3 6,8 1,4 1,3 12573,6 5395,1 149,9 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 217 Ц10 218 300 300 82,1 382,5 381,8 1,2 1,1 14,4 13,5 1,6 1,5 10715,3 4588,2 149,7 69,2

3.1.14_РК Центральна Ц10 БН СЕМ.10 Ц10 СЕМ.8А 50 50 64,0 4,7 4,7 1,7 1,6 26,2 24,7 0,7 0,7 3383,8 1447,3 148,1 68,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 408 Ц10 409 200 200 55,3 43,5 43,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 5727,1 2453,6 149,1 69,5

3.1.14_РК Центральна Ц10 225А Ц10 226 300 300 36,3 230,0 229,6 0,2 0,2 5,2 4,9 1,0 0,9 4728,0 2026,2 149,2 69,2

3.1.14_РК Центральна Ц10 220 Ц10 221А 300 300 76,6 382,5 381,9 1,1 1,0 14,4 13,5 1,6 1,5 9991,3 4281,7 149,6 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 101А Ц10 102 250 250 76,6 147,3 147,3 0,4 0,4 5,6 5,2 0,9 0,9 9059,7 3882,1 149,9 69,7

3.1.14_РК Центральна Ц10 229/1 Ц10 229/2 250 250 52,7 62,3 62,3 0,1 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 6196,3 2652,6 149,0 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 216 Ц10 217 300 300 86,7 531,6 530,9 2,4 2,3 27,8 26,0 2,3 2,1 11323,0 4852,5 149,7 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 228/А Ц10 229 250 250 103,4 138,7 138,7 0,5 0,5 4,9 4,6 0,9 0,8 12161,4 5215,8 149,2 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 209 Ц10 210 350 350 65,9 531,7 530,8 0,8 0,8 12,4 11,6 1,7 1,6 9538,9 4087,0 149,8 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 228В Ц10 228Г 500 500 100,6 50,4 50,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 17607,0 7538,8 148,8 68,9

3.1.14_РК Центральна Ц10 404 Ц10 408 200 200 70,1 43,5 43,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 7257,1 3108,8 149,2 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 500/2 Ц10 500/2a 500 500 106,1 601,5 599,2 0,3 0,2 2,4 2,3 0,9 0,9 18702,8 8014,8 149,9 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 104 Ц10 105 200 200 94,3 143,6 143,6 1,6 1,5 17,0 16,0 1,4 1,3 9807,6 4202,5 149,7 69,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 502А Ц10 502 500 500 9,9 22,9 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1659,6 711,1 145,7 64,0

3.1.14_РК Центральна Ц10 502 Ц10 503 500 500 141,9 22,9 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23904,7 10215,4 145,6 64,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 207 Ц10 208 400 400 94,3 578,2 577,2 0,7 0,6 7,3 6,8 1,4 1,3 14252,3 6107,7 149,9 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 226 Ц10 БН ДОБР1 150 150 37,6 40,8 40,8 0,2 0,2 6,3 5,9 0,7 0,7 3186,1 1367,5 149,2 69,6

3.1.14_РК Центральна Ц10 222 Ц10 223 300 300 76,1 230,0 229,6 0,4 0,4 5,2 4,9 1,0 0,9 9914,4 4248,5 149,4 69,1
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3.1.14_РК Центральна Ц10 303 Ц10 304 250 250 28,0 40,9 40,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 3271,4 1401,7 148,2 69,0

3.1.14_РК Центральна Ц10 103/5 Ц10 103/4 250 250 143,4 29,7 29,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 16868,4 7218,3 149,6 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 221А Ц10 221Б 300 300 39,0 362,5 362,0 0,5 0,5 12,9 12,1 1,6 1,5 5089,8 2181,5 149,5 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 228 Ц10 228/А 250 250 13,9 189,1 188,8 0,1 0,1 9,2 8,6 1,2 1,1 1636,6 701,4 149,2 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 219 Ц10 220 300 300 116,8 382,5 381,8 1,7 1,6 14,4 13,5 1,6 1,5 15239,6 6530,6 149,6 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 228Г Ц10 228Д 500 500 112,7 44,5 44,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 19709,7 8436,6 148,5 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 210 Ц10 211 300 300 79,8 531,7 530,8 2,2 2,1 27,8 26,0 2,3 2,1 10420,4 4465,6 149,8 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 503 Ц10 504 500 500 278,5 22,8 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46775,1 19932,3 144,6 65,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 501А Ц10 501 500 500 11,7 22,9 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1973,4 845,6 146,1 63,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 226 Ц10 228 250 250 84,6 189,1 188,8 0,8 0,7 9,2 8,6 1,2 1,1 9945,9 4260,3 149,2 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 201 Ц10 Т.В.1 300 300 22,4 223,0 222,7 0,1 0,1 4,9 4,6 1,0 0,9 2931,0 1257,1 150,0 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 Т.В.1 Ц10 Т.В.2 250 250 11,8 177,1 176,9 0,1 0,1 8,0 7,5 1,1 1,0 1392,7 597,4 150,0 69,5

3.1.14_РК Центральна Ц10 221Д Ц10 221Е 300 300 23,8 362,5 362,0 0,3 0,3 12,9 12,1 1,6 1,5 3101,0 1329,0 149,5 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 206 Ц10 207 400 400 59,8 578,2 577,2 0,4 0,4 7,3 6,8 1,4 1,3 9037,3 3873,0 149,9 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 401 Ц10 402 300 300 94,5 45,9 45,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 12317,8 5275,3 150,0 68,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 211 Ц10 212 300 300 187,4 531,7 530,8 5,2 4,9 27,8 26,0 2,3 2,1 24474,5 10487,8 149,8 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 205 Ц10 301 500 500 64,3 41,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11254,2 4819,7 148,7 68,9

3.1.14_РК Центральна Ц10 Т.В.1 Ц10 401 300 300 5,2 45,9 45,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 681,0 290,9 150,0 68,7

3.1.14_РК Центральна Ц10 221Б Ц10 221В 300 300 22,2 362,5 362,0 0,3 0,3 12,9 12,1 1,6 1,5 2894,0 1240,3 149,5 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 #145 Ц10 500 500 500 16,7 601,6 599,1 0,0 0,0 2,4 2,3 0,9 0,9 2941,6 1260,7 150,0 69,0

3.1.14_РК Центральна Ц10 212 Ц10 213 300 300 16,8 531,7 530,8 0,5 0,4 27,8 26,0 2,3 2,1 2196,5 941,4 149,7 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 213 Ц10 214 300 300 68,6 531,7 530,9 1,9 1,8 27,8 26,0 2,3 2,1 8955,8 3838,0 149,7 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 221В Ц10 221Г 300 300 32,2 362,5 362,0 0,4 0,4 12,9 12,1 1,6 1,5 4200,7 1800,2 149,5 69,3

3.1.14_РК Центральна Ц10 103/7 Ц10 103/6 250 250 8,6 29,7 29,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1012,2 433,8 149,8 68,7

3.1.14_РК Центральна Ц10 Т.В.2 Ц10 103/7 300 300 32,0 29,7 29,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4187,5 1786,8 150,0 68,7

3.1.14_РК Центральна Ц10 СЕМ.10 Ц10 БН СЕМ.10 50 50 51,8 4,7 4,7 1,4 1,3 26,2 24,7 0,7 0,7 2756,0 1174,8 148,7 68,5

3.1.14_РК Центральна Вузол11 Ц10 #145 500 500 33,2 601,6 599,1 0,1 0,1 2,4 2,3 0,9 0,9 5847,3 2505,5 150,0 69,0

3.1.14_РК Центральна Ц10 223 Ц10 224 300 300 60,8 230,0 229,6 0,3 0,3 5,2 4,9 1,0 0,9 7923,3 3395,4 149,4 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 204 Ц10 205 500 500 16,1 41,0 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2824,6 1210,3 148,8 68,8

3.1.14_РК Центральна Ц10 500/2a Ц10 500/3 500 500 164,8 23,2 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29041,2 11997,1 149,9 62,6

3.1.14_РК Центральна Ц10 208 Ц10 209 350 350 58,0 578,2 577,2 0,8 0,8 14,6 13,7 1,8 1,7 8388,6 3595,0 149,8 69,4

3.1.14_РК Центральна Ц10 304 Ц10 305 250 250 44,2 40,9 40,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,2 5172,1 2215,9 148,2 69,1

3.1.14_РК Центральна Ц10 402 Ц10 402/1 300 300 177,9 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23158,3 9315,8 149,7 65,3

3.1.15_РК Мінська М45 201 М23 202 250 250 83,3 141,6 141,5 0,4 0,4 5,1 4,8 0,9 0,8 9926,7 4253,5 150,0 69,7

3.1.15_РК Мінська М23 401-1 будинок житловий 100 100 74,1 9,3 9,3 0,2 0,2 2,7 2,6 0,4 0,3 5457,9 2335,6 148,8 69,2

3.1.15_РК Мінська М23 110 М23 111 300 300 74,7 256,1 255,6 0,5 0,5 6,5 6,0 1,1 1,0 9811,3 4203,4 149,7 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 116 М23 117 300 300 133,5 182,9 182,6 0,4 0,4 3,3 3,1 0,8 0,7 17504,4 7496,5 149,5 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 122-7 М23 122-7/1 150 150 130,8 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11017,1 4138,2 147,7 53,3

3.1.15_РК Мінська М23 122 М23 123 200 200 92,4 23,8 23,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 9630,3 4122,7 149,1 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 405 М23 406 150 150 63,8 92,1 92,1 2,0 1,9 31,7 29,8 1,6 1,5 5435,5 2329,1 148,5 69,2

3.1.15_РК Мінська М23 105-17 М23 105-18 300 300 15,5 194,1 193,7 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 2024,4 867,6 149,2 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 122-6 УС640 100 100 120,0 13,1 13,1 0,6 0,6 5,4 5,1 0,5 0,5 8768,0 3763,9 148,1 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 105-4 М23 105-5 300 300 22,8 194,2 193,6 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 2984,6 1279,1 149,7 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 107 М23 107-1 150 150 114,3 49,7 49,7 1,1 1,0 9,2 8,7 0,9 0,8 9801,2 4206,6 149,9 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 401-6 М23 401-5 300 300 32,0 194,0 193,7 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 4195,5 1798,0 149,1 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 404-2 М23 404-3 250 250 40,4 35,3 35,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4754,5 2036,9 148,0 69,0

3.1.15_РК Мінська М23 401а М23 401 300 300 144,2 127,4 127,3 0,2 0,2 1,6 1,5 0,5 0,5 18858,4 8078,9 148,8 69,0

3.1.15_РК Мінська М23 105-18 М23 401-7 300 300 94,5 194,1 193,7 0,4 0,3 3,7 3,5 0,8 0,8 12377,9 5303,9 149,2 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 301-2 М23 301/3 100 100 125,1 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 9195,8 3865,3 148,5 67,7

3.1.15_РК Мінська М23 401-2 М23 401-1 300 300 40,1 152,3 152,1 0,1 0,1 2,3 2,1 0,7 0,6 5245,9 2248,1 148,8 68,9

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 2034



3.1.15_РК Мінська М23 105-3 М23 105-4 300 300 25,9 194,2 193,6 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 3392,8 1454,0 149,7 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 106 М23 107 400 400 123,8 468,8 468,0 0,6 0,6 4,8 4,5 1,1 1,1 18819,4 8064,1 149,9 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 Т11 М23 109-3 200 200 56,8 90,7 90,6 0,4 0,4 6,8 6,4 0,9 0,8 5966,4 2556,6 149,7 69,7

3.1.15_РК Мінська М23 БН13 М23 108-1 150 150 16,2 39,3 39,3 0,1 0,1 5,8 5,5 0,7 0,6 1390,5 595,9 149,2 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 109 М23 8373039 200 200 16,3 90,7 90,6 0,1 0,1 6,8 6,4 0,9 0,8 1706,3 733,1 149,8 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 104 М23 105 500 500 124,4 711,4 709,7 0,4 0,4 3,4 3,2 1,1 1,0 22023,4 9433,1 150,0 69,0

3.1.15_РК Мінська М23 403 М23 404 250 250 20,2 127,4 127,3 0,1 0,1 4,2 3,9 0,8 0,7 2384,9 1022,0 148,6 69,0

3.1.15_РК Мінська М23 401-4 М23 401-3 300 300 106,5 152,3 152,0 0,2 0,2 2,3 2,1 0,7 0,6 13933,8 5970,2 149,0 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 121 М23 122 300 300 42,8 106,8 106,7 0,0 0,0 1,1 1,1 0,5 0,4 5600,1 2396,9 149,2 68,5

3.1.15_РК Мінська М23 105 М23 106 400 400 96,7 480,1 479,2 0,5 0,5 5,0 4,7 1,2 1,1 14693,0 6299,9 149,9 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 103 М23 104 500 500 32,7 853,0 851,2 0,2 0,2 4,9 4,6 1,3 1,2 5798,2 2484,9 150,0 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 118-2 М23 цтп6 150 150 47,2 11,5 11,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 4012,0 1717,8 148,6 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 101 М23 102 500 500 34,8 797,7 796,0 0,1 0,1 4,3 4,0 1,2 1,1 6162,1 2640,6 150,0 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 126 М23 127 150 150 36,1 23,8 23,8 0,1 0,1 2,1 2,0 0,4 0,4 3069,7 1315,1 148,0 69,0

3.1.15_РК Мінська М23 122-8 будинок житловий 100 100 16,0 7,5 7,5 0,0 0,0 1,8 1,7 0,3 0,3 1165,1 499,9 147,3 68,6

3.1.15_РК Мінська М23 105-2 М23 105-3 300 300 242,4 194,2 193,6 0,9 0,8 3,7 3,5 0,8 0,8 31817,7 13630,2 149,8 68,6

3.1.15_РК Мінська М23 105-12 М23 105-13 300 300 38,1 194,1 193,7 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 4992,6 2139,6 149,3 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 122-7/1 М23 122-7/2 150 150 51,6 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3812,4 1613,4 136,1 55,0

3.1.15_РК Мінська М23 109-4 будинок житловий 65 65 18,8 10,2 10,2 0,6 0,6 31,5 29,6 0,9 0,9 1155,2 495,0 149,4 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 106 Реконструкція з прибудовою буд 100 100 48,4 11,2 11,2 0,2 0,2 4,0 3,7 0,4 0,4 3588,9 1540,7 149,9 69,8

3.1.15_РК Мінська М23 107 М23 108 350 350 83,6 419,1 418,4 0,6 0,6 7,7 7,2 1,3 1,2 12241,4 5244,7 149,9 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 105-13 М23 105-14 300 300 16,7 194,1 193,7 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 2191,4 939,2 149,3 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 105-11 М23 105-12 300 300 49,7 194,1 193,7 0,2 0,2 3,7 3,5 0,8 0,8 6511,1 2790,2 149,4 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 Т10 М23 Т11 200 200 21,2 90,7 90,6 0,1 0,1 6,8 6,4 0,9 0,8 2224,4 953,3 149,7 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 8373030 М23 8373060 200 200 64,2 58,5 58,4 0,2 0,2 2,8 2,7 0,6 0,5 6744,8 2889,7 149,8 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 112 М23 112А 300 300 129,4 230,0 229,5 0,7 0,6 5,2 4,9 1,0 0,9 16996,8 7279,3 149,7 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 118 будинок житловий 100 100 44,0 9,8 9,8 0,1 0,1 3,0 2,9 0,4 0,4 3246,9 1395,0 149,3 69,5

3.1.15_РК Мінська М23 202 М45 БН 16 200 200 91,6 87,1 87,1 0,6 0,5 6,3 5,9 0,8 0,8 9634,5 4130,6 149,9 69,9

3.1.15_РК Мінська М45 203 М45 204 250 250 10,8 54,5 54,5 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 1279,8 548,5 149,5 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 108 М23 109 350 350 159,2 360,6 360,0 0,9 0,8 5,7 5,3 1,1 1,1 23299,6 9981,0 149,8 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 101 М23 902 200 200 18,2 105,2 105,0 0,2 0,2 9,2 8,6 1,0 0,9 1907,9 818,2 150,0 69,3

3.1.15_РК Мінська М23 8373041 М23 109-4 150 150 63,2 43,5 43,5 0,4 0,4 7,1 6,7 0,7 0,7 5417,0 2320,8 149,5 69,6

3.1.15_РК Мінська Вузол77 М45 203 250 250 82,7 54,5 54,4 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 9839,9 4215,1 149,7 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 104 М45 201 250 250 30,6 141,6 141,5 0,2 0,1 5,1 4,8 0,9 0,8 3637,3 1562,7 150,0 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 401-5 М23 401-4 300 300 40,7 152,3 152,0 0,1 0,1 2,3 2,1 0,7 0,6 5336,1 2285,2 149,1 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 124 М23 125 150 150 70,1 23,8 23,8 0,1 0,1 2,1 2,0 0,4 0,4 5959,0 2552,1 148,4 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 401-1 М23 бн1 100 100 151,5 15,5 15,5 1,1 1,1 7,5 7,1 0,6 0,6 11167,0 4774,2 148,8 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 122 М23 122-1/1 150 150 40,6 23,8 23,7 0,1 0,1 2,1 2,0 0,4 0,4 3460,3 1489,1 149,1 69,5

3.1.15_РК Мінська М23 115 М23 115-1 100 100 16,4 29,2 29,2 0,4 0,4 26,8 25,1 1,1 1,1 1209,6 520,5 149,5 69,8

3.1.15_РК Мінська М23 902 М23 103-1 250 250 17,1 49,9 49,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 2030,1 870,9 150,0 69,5

3.1.15_РК Мінська М23 122-9 М23 122-10 100 100 30,0 8,7 8,7 0,1 0,1 2,4 2,3 0,3 0,3 2182,1 934,6 146,9 68,2

3.1.15_РК Мінська М23 406 М23 407 150 150 84,0 92,1 92,1 2,7 2,5 31,7 29,8 1,6 1,5 7157,0 3066,6 148,4 69,2

3.1.15_РК Мінська М23 404 М23 404-1 250 250 42,3 35,3 35,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4989,1 2134,3 148,5 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 103-2 М23 103-3 250 250 58,0 37,0 37,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 6903,2 2957,0 149,7 69,5

3.1.15_РК Мінська М23 301-2 М23 бн4 80 80 8,0 9,8 9,8 0,1 0,1 9,7 9,2 0,6 0,6 523,9 225,2 148,5 69,3

3.1.15_РК Мінська М23 #78 М23 БН13 150 150 33,5 39,3 39,3 0,2 0,2 5,8 5,5 0,7 0,6 2866,4 1228,2 149,3 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 301-3 М23 301-2 150 150 89,2 12,6 12,6 0,1 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 7592,4 3248,6 149,1 68,6

3.1.15_РК Мінська М23 122-4 М23 122-5 250 250 27,8 37,9 37,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 3260,3 1396,9 148,3 67,7

3.1.15_РК Мінська М23 8373039 М23 Т10 200 200 22,3 90,7 90,6 0,2 0,1 6,8 6,4 0,9 0,8 2348,6 1006,5 149,8 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 120 М23 121 300 300 50,8 137,6 137,4 0,1 0,1 1,9 1,7 0,6 0,6 6651,1 2850,1 149,2 68,7
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3.1.15_РК Мінська М23 109-3 М23 8373041 200 200 62,6 43,5 43,5 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 6574,9 2814,1 149,6 69,5

3.1.15_РК Мінська М23 105-10 М23 105-11 300 300 59,1 194,1 193,7 0,2 0,2 3,7 3,5 0,8 0,8 7750,7 3321,4 149,4 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 109 М23 110 300 300 94,9 269,9 269,4 0,7 0,6 7,2 6,7 1,2 1,1 12486,7 5346,3 149,8 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 125 М23 126 150 150 40,8 23,8 23,8 0,1 0,1 2,1 2,0 0,4 0,4 3467,8 1485,6 148,2 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 202 Вузол77 250 250 72,7 54,5 54,4 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 8660,4 3706,1 149,9 69,5

3.1.15_РК Мінська М23 122-3 М23 122-4 250 250 203,2 38,0 37,8 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 23859,0 10206,8 149,0 67,7

3.1.15_РК Мінська М23 404-1 М23 404-2 250 250 117,9 35,3 35,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 13898,1 5950,0 148,4 68,9

3.1.15_РК Мінська 3.1.15_РК Мінська М23 101 500 500 32,7 903,0 901,0 0,2 0,2 5,5 5,1 1,4 1,3 5784,9 2479,2 150,0 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 122-5 М23 122-6 250 250 48,9 37,9 37,9 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 5731,7 2455,4 148,3 67,8

3.1.15_РК Мінська М23 105-9 М23 105-10 300 300 26,7 194,1 193,7 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 3504,5 1501,9 149,4 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 401 М23 402 250 250 7,0 127,4 127,3 0,0 0,0 4,2 3,9 0,8 0,7 823,0 352,7 148,6 69,0

3.1.15_РК Мінська М23 8373200 будинок житловий 150 150 60,1 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4350,9 1837,1 129,7 57,9

3.1.15_РК Мінська М23 902 М23 103 250 250 37,7 55,3 55,1 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 4491,0 1923,2 150,0 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 111 М23 112 300 300 36,2 255,6 255,1 0,2 0,2 6,4 6,0 1,1 1,0 4757,5 2038,9 149,7 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 111 М23 8373193 125 125 47,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3877,7 1578,3 149,7 66,1

3.1.15_РК Мінська М45 204 М45 205 250 250 82,1 54,5 54,5 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 9769,2 4184,8 149,5 69,7

3.1.15_РК Мінська М23 105-5 М23 105-6 300 300 18,2 194,2 193,6 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 2390,2 1024,4 149,6 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 122-7/2 М23 8373200 150 150 29,7 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2168,0 922,4 132,0 56,0

3.1.15_РК Мінська М23 401-7 М23 401-6 300 300 63,2 194,0 193,7 0,2 0,2 3,7 3,5 0,8 0,8 8279,4 3547,9 149,1 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 122-1 М23 122-3 300 300 24,2 39,0 38,9 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 3141,5 1346,1 149,0 67,4

3.1.15_РК Мінська М23 107-1 М23 107-2 150 150 131,2 43,5 43,5 0,9 0,9 7,1 6,7 0,7 0,7 11265,7 4824,2 149,7 69,7

3.1.15_РК Мінська М23 402 М23 403 250 250 39,3 127,4 127,3 0,2 0,2 4,2 3,9 0,8 0,7 4640,3 1988,5 148,6 69,0

3.1.15_РК Мінська М23 116А М23 116 300 300 20,0 200,8 200,4 0,1 0,1 4,0 3,7 0,9 0,8 2620,0 1122,8 149,5 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 цтп6 будинок житловий 100 100 56,8 11,5 11,5 0,2 0,2 4,1 3,9 0,4 0,4 4175,5 1787,7 148,3 69,0

3.1.15_РК Мінська М23 122-6 М23 122-7 200 200 100,5 24,8 24,8 0,1 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 10396,8 4442,6 148,1 67,6

3.1.15_РК Мінська М23 102 М23 103 500 500 11,0 797,7 796,0 0,0 0,0 4,3 4,0 1,2 1,1 1944,6 833,4 150,0 69,1

3.1.15_РК Мінська М23 401-1 М23 401а 300 300 52,2 127,4 127,3 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 6826,9 2925,6 148,8 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 122-7 М23 122-8 150 150 68,7 16,2 16,2 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 5786,1 2483,5 147,7 68,2

3.1.15_РК Мінська М23 105-8 М23 105-9 300 300 126,2 194,1 193,6 0,5 0,4 3,7 3,5 0,8 0,8 16552,1 7092,1 149,5 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 115 М23 116А 300 300 84,3 200,8 200,4 0,3 0,3 4,0 3,7 0,9 0,8 11057,6 4735,4 149,5 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 122-8 М23 122-9 100 100 53,5 8,7 8,7 0,1 0,1 2,4 2,3 0,3 0,3 3905,3 1669,3 147,3 68,1

3.1.15_РК Мінська М23 117 М23 118 300 300 59,9 171,6 171,3 0,2 0,2 2,9 2,7 0,7 0,7 7851,6 3363,7 149,4 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 105-7 М23 105-8 300 300 161,3 194,2 193,6 0,6 0,6 3,7 3,5 0,8 0,8 21152,0 9062,5 149,6 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 103-3 М23 103-4 200 200 36,4 37,0 37,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,3 3820,8 1637,0 149,5 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 119 М23 120 300 300 59,3 137,6 137,4 0,1 0,1 1,9 1,7 0,6 0,6 7769,3 3329,2 149,3 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 122 М23 122-1 300 300 20,3 39,0 38,9 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 2658,4 1132,9 149,1 67,4

3.1.15_РК Мінська М23 105-16 М23 105-17 300 300 33,4 194,1 193,7 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 4371,4 1873,3 149,2 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 114А М23 115 300 300 7,3 230,0 229,6 0,0 0,0 5,2 4,9 1,0 0,9 952,8 408,3 149,5 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 114 М23 114А 300 300 10,6 230,0 229,6 0,1 0,1 5,2 4,9 1,0 0,9 1396,4 598,4 149,5 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 118-1 М23 118-2 100 100 64,3 11,5 11,5 0,3 0,3 4,1 3,9 0,4 0,4 4736,5 2027,7 149,0 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 108 М23 8373030 200 200 34,0 58,5 58,4 0,1 0,1 2,8 2,7 0,6 0,5 3571,6 1533,1 149,8 69,5

3.1.15_РК Мінська М23 103-1 М23 103-2 250 250 76,0 37,1 37,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 9052,2 3874,0 149,9 69,4

3.1.15_РК Мінська М23 8373165 М23 #78 200 200 42,3 39,3 39,3 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 4441,2 1902,8 149,4 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 122-3 М23 122-3/1 200 200 13,6 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1404,6 602,2 149,0 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 105-6 М23 105-7 300 300 30,3 194,2 193,6 0,1 0,1 3,7 3,5 0,8 0,8 3970,9 1701,7 149,6 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 123 М23 124 150 150 76,3 23,8 23,8 0,2 0,2 2,1 2,0 0,4 0,4 6488,4 2778,7 148,7 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 112А М23 113А 300 300 45,4 230,0 229,6 0,2 0,2 5,2 4,9 1,0 0,9 5964,4 2556,0 149,6 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 401-5 УС636 200 200 60,0 41,7 41,7 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 6266,6 2690,9 149,1 69,5

3.1.15_РК Мінська М23 105-14 М23 105-15 300 300 44,0 194,1 193,7 0,2 0,2 3,7 3,5 0,8 0,8 5766,7 2471,3 149,3 68,8

3.1.15_РК Мінська М45 БН 16 М45 202-1 150 150 28,3 87,1 87,1 0,8 0,8 28,4 26,7 1,5 1,4 2430,4 1041,5 149,8 69,9
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3.1.15_РК Мінська М23 404 М23 405 200 200 58,0 92,1 92,1 0,4 0,4 7,0 6,6 0,9 0,8 6044,8 2591,6 148,5 69,2

3.1.15_РК Мінська М23 105-15 М23 105-16 300 300 63,0 194,1 193,7 0,2 0,2 3,7 3,5 0,8 0,8 8254,9 3537,4 149,3 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 401-3 М23 401-2 300 300 96,6 152,3 152,1 0,2 0,2 2,3 2,1 0,7 0,6 12637,6 5414,9 148,9 68,9

3.1.15_РК Мінська М23 122-10 будинок житловий 80 80 23,0 8,7 8,7 0,2 0,2 7,7 7,2 0,5 0,5 1491,9 639,1 146,6 68,3

3.1.15_РК Мінська М23 113А М23 113 300 300 38,6 230,0 229,6 0,2 0,2 5,2 4,9 1,0 0,9 5061,0 2168,9 149,6 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 118 М23 301-3 150 150 29,8 12,6 12,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 2539,5 1085,7 149,3 68,3

3.1.15_РК Мінська М23 109-4 М23 109-5 150 150 55,9 33,3 33,3 0,2 0,2 4,2 3,9 0,6 0,5 4789,4 2051,7 149,4 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 118 М23 118-1 150 150 36,9 11,5 11,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 3151,3 1348,0 149,3 68,5

3.1.15_РК Мінська М23 118 М23 119 300 300 44,2 137,6 137,4 0,1 0,1 1,9 1,7 0,6 0,6 5785,5 2479,3 149,3 68,7

3.1.15_РК Мінська М23 117 будинок житловий 80 80 24,1 11,3 11,3 0,3 0,3 13,1 12,3 0,7 0,6 1591,2 684,5 149,4 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 8373060 М23 8373165 200 200 96,5 39,4 39,3 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 10133,0 4336,8 149,7 69,5

3.1.15_РК Мінська М23 113 М23 114 300 300 32,0 230,0 229,6 0,2 0,2 5,2 4,9 1,0 0,9 4195,8 1798,1 149,6 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 122-7 будинок житловий 100 100 21,0 7,7 7,7 0,0 0,0 1,9 1,7 0,3 0,3 1526,8 657,6 147,7 68,8

3.1.15_РК Мінська М23 103-4 М23 103-5 200 200 59,5 37,0 37,0 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 6246,9 2676,0 149,4 69,6

3.1.15_РК Мінська М23 105 М23 105-2 300 300 156,3 194,2 193,5 0,6 0,5 3,7 3,5 0,8 0,8 20564,1 8791,1 149,9 68,6

4.1.1_305_Феофанія 2 ФЕО 201 Фе2 202 200 200 201,4 61,2 60,9 0,6 0,6 3,1 2,9 0,6 0,5 21293,0 9049,9 149,8 66,7

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 202 Фе2 204 200 200 232,9 38,4 38,2 0,3 0,3 1,2 1,1 0,4 0,3 24428,1 10369,9 149,4 65,3

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 104/2 Фе2 104/3 200 200 93,0 41,7 41,7 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 9831,9 4211,0 149,2 68,8

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 103 Фе2 104 400 400 47,6 120,4 119,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 7245,5 3105,1 149,7 68,2

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 103 гуртожиток ДЖКП НАНУ 80 80 109,7 1,9 1,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 7242,4 3047,4 149,7 68,1

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 205/4 Фе2 205/6 200 200 81,4 11,7 11,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8438,7 3609,4 146,3 67,9

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 209 Фе2 210 150 150 174,7 15,1 15,1 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,2 14642,8 6214,8 145,9 65,0

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 108 Фе2 110 250 250 460,7 2,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54394,8 18326,4 148,5 42,4

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 104/6_т.1 Фе2 104/6_т.2 100 100 116,3 12,9 12,9 0,6 0,6 5,2 4,9 0,5 0,5 8496,0 3634,6 147,2 68,3

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 202 Фе2 202_З150БН 200 200 73,8 22,7 22,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 7738,3 3356,6 149,4 69,6

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 104/4 Фе2 104/6_т.1 150 150 250,1 12,9 12,9 0,2 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 21546,5 9129,1 148,9 68,1

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 205/3 Фе2 205/4 150 150 12,6 11,7 11,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1061,9 455,0 146,3 67,6

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 114 Фе2 115 200 200 73,3 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5692,0 2420,0 112,0 50,5

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 112 Фе2 114 200 200 193,9 2,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15388,6 6456,5 117,9 49,5

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 211а Фе2 211б 150 150 119,6 15,1 15,1 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,2 9904,8 4237,1 144,1 65,6

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 205/1_З154 Фе2 205/3 200 200 192,6 11,7 11,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 20077,2 8564,2 148,1 67,5

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 210 Фе2 211а 150 150 149,6 15,1 15,1 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,2 12418,2 5309,9 144,9 65,4

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 гр.учета Фе2 101 400 400 26,2 236,2 235,2 0,0 0,0 1,2 1,1 0,6 0,5 3987,5 1708,8 150,0 68,0

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 104 Фе2 108 300 300 366,4 41,7 41,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 48426,1 20547,9 149,7 67,3

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 110 Фе2 112 250 250 300,2 2,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27861,6 11512,5 128,4 47,0

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 211в Фе2 211б_Леб31 150 150 156,9 15,1 15,1 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,2 12952,6 5537,7 143,0 66,2

4.1.1_305_Феофанія 2 4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 гр.учета 250 250 18,0 236,2 235,2 0,3 0,2 14,3 13,3 1,5 1,4 2148,0 920,6 150,0 68,0

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 104/3 Фе2 104/4 200 200 39,6 41,7 41,7 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 4184,1 1792,7 149,0 68,8

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 204 Фе2 205 200 200 159,0 38,4 38,2 0,2 0,2 1,2 1,1 0,4 0,3 16512,8 7068,6 148,8 65,5

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 207 Фе2 209 150 150 217,9 26,7 26,6 0,6 0,5 2,7 2,5 0,5 0,4 18297,3 7826,9 146,6 66,0

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 101 Фе2 103 400 400 194,2 122,4 121,8 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 29594,4 12676,6 150,0 68,1

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 104 Фе2 104_т.3 125 125 156,3 37,0 36,9 2,1 2,0 13,3 12,5 0,9 0,9 13017,2 5608,3 149,7 69,7

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 211б Фе2 211в 150 150 89,6 15,1 15,1 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,2 7404,6 3169,0 143,5 65,8

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 205 Фе2 207 200 200 454,7 26,7 26,6 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,2 47179,1 20072,2 148,4 65,7

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 104 Фе2 104/2 200 200 187,0 41,7 41,7 0,3 0,3 1,4 1,4 0,4 0,4 19781,2 8477,2 149,7 68,7

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 101 ФЕО 201 200 200 223,8 113,8 113,4 2,4 2,2 10,7 10,0 1,1 1,0 23684,4 10143,5 150,0 68,1

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 209 Фе2 209_Лебед 50 50 32,5 11,6 11,6 5,2 4,9 159,5 150,1 1,8 1,7 1698,6 734,3 145,9 68,0

4.1.1_305_Феофанія 2 Фе2 205 Фе2 205/1_З154 200 200 32,8 11,7 11,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3405,1 1466,3 148,4 66,8

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 2* Вс2 т.4 80 80 30,1 3,5 3,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,2 1503,6 641,3 94,9 69,1

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 2* будинок адміністративний Інсти 80 80 13,9 5,6 5,6 0,0 0,0 3,0 3,0 0,3 0,3 695,6 298,6 94,9 69,8
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4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 6 будинок житловий 100 100 27,9 26,1 26,1 0,6 0,6 20,4 20,1 1,0 0,9 1564,9 670,5 94,7 69,7

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 т.2 будинок адміністративний Устан 150 150 2,4 17,2 17,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 163,6 70,1 94,1 69,3

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 1 Вс2 6 150 150 125,4 26,1 26,1 0,3 0,3 2,4 2,4 0,4 0,4 8552,1 3665,8 95,0 69,7

4.1.3_307_Васильківська 31/17
4.1.3_307_Васильківська 

31/17 Вс2 КК_ВОТЕ 200 200 8,2 59,8 59,8 0,0 0,0 2,8 2,8 0,5 0,5 690,9 296,1 95,0 69,4

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 1 Вс2 2 150 150 44,4 29,8 29,8 0,1 0,1 3,2 3,1 0,5 0,5 3025,8 1294,8 95,0 69,2

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вузол Вс2 3 150 150 44,5 20,6 20,6 0,1 0,1 1,5 1,5 0,3 0,3 3030,6 1297,2 94,9 69,1

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 т.1 Вс2 4 150 150 37,1 17,2 17,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 2517,9 1078,5 94,4 69,3

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 КК_ВОТЕ БН_КК_Вс2 200 200 1,0 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 36,3 95,0 70,0

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 4 Вс2 т.2 150 150 24,4 17,2 17,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 1654,2 708,7 94,2 69,3

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 3 будинок адміністративний Інсти 80 80 31,3 3,5 3,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,2 1556,6 666,6 94,7 69,5

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 0 Вс2 1 200 200 5,4 55,9 55,8 0,0 0,0 2,5 2,4 0,5 0,5 454,3 194,7 95,0 69,3

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 т.4 будинок адміністративний Інсти 80 80 1,5 1,3 1,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 76,5 32,9 94,4 69,5

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вузол Вс2 2* 150 150 1,5 9,1 9,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 102,2 43,9 94,9 69,4

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 КК_ВОТЕ Вс2 0 200 200 2,1 55,9 55,8 0,0 0,0 2,5 2,4 0,5 0,5 179,1 76,7 95,0 69,3

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 т.4 теплиця Інститут захисту росли 80 80 26,8 2,2 2,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 1333,4 569,4 94,4 69,1

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 3 Вс2 т.1 150 150 84,7 17,2 17,2 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 5764,0 2466,8 94,7 69,2

4.1.3_307_Васильківська 31/17 Вс2 2 Вузол 150 150 2,3 29,8 29,8 0,0 0,0 3,2 3,1 0,5 0,5 156,0 66,9 94,9 69,2

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 140 Нк5 10 200 200 73,0 18,9 18,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7776,7 3337,6 149,5 69,0

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 311/2 Нк5 309 200 200 212,9 44,1 44,0 0,3 0,3 1,6 1,5 0,4 0,4 22418,0 9594,4 148,1 67,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 308 Нк5 307 200 200 67,9 31,8 31,7 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,3 7133,8 3051,6 147,5 67,3

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 115 Нк5 311/2 200 200 113,0 44,1 44,0 0,2 0,2 1,6 1,5 0,4 0,4 11935,2 5099,9 148,4 67,2

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 116 Нк5 117 150 150 69,7 22,6 22,6 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 6020,8 2578,5 148,2 68,6

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 101 Нк5 103 400 400 110,1 137,7 136,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 16807,7 7195,1 149,9 67,3

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 111 Нк5 112 400 400 80,8 66,8 66,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 12275,1 5253,7 148,9 67,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 о5 Нк5 107а/12а 150 150 208,2 22,9 22,9 0,4 0,4 2,0 1,9 0,4 0,4 17655,1 7550,4 145,9 67,3

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107б Нк5 107а 400 400 37,2 106,4 105,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 5639,4 2416,6 149,2 67,0

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 140 Нк5 141 125 125 49,4 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4140,4 1671,1 149,5 62,1

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а/12 Нк5 о5 125 125 16,6 22,9 22,9 0,1 0,1 5,1 4,8 0,6 0,5 1357,6 581,7 146,0 67,0

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107 Нк5 107б 400 400 39,4 106,4 105,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 5978,7 2561,9 149,3 67,0

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а/12а Нк5 107а/13 150 150 109,0 22,9 22,9 0,2 0,2 2,0 1,9 0,4 0,4 9223,5 3948,5 145,2 67,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 14 Нк5 15 200 200 21,0 16,5 16,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 2235,8 957,9 149,0 68,3

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 106 Нк5 107 400 400 70,8 106,4 105,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 10778,6 4604,3 149,4 67,0

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 103 Нк5 104 400 400 160,6 137,6 136,8 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 24472,6 10483,3 149,8 67,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 16 Нк5 17 100 100 37,1 16,5 16,4 0,3 0,3 8,5 8,0 0,6 0,6 2735,3 1171,7 148,4 68,6

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 302 Нк5 303 150 150 47,9 20,6 20,6 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,3 4074,4 1745,2 146,8 66,8

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а Нк5 108 400 400 25,5 76,2 75,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 3874,4 1663,3 149,2 67,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 о8 Нк5 140 200 200 6,6 36,0 36,0 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 704,4 301,9 149,5 68,3

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 112 Нк5 113 200 200 167,2 66,7 66,5 0,6 0,6 3,7 3,4 0,6 0,6 17678,6 7571,1 148,7 67,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 301 Нк5 302 150 150 36,2 20,6 20,6 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,3 3081,5 1320,1 147,0 66,7

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 10 Нк5 11 200 200 42,1 18,9 18,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4488,2 1922,3 149,1 69,1

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 309 Нк5 308/1 200 200 24,8 44,1 44,0 0,0 0,0 1,6 1,5 0,4 0,4 2603,6 1115,6 147,6 67,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 108 Нк5 109 400 400 17,8 76,2 75,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 2700,2 1157,1 149,1 67,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 308/1 Нк5 308 200 200 37,6 44,1 44,0 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 3951,0 1692,9 147,6 67,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 104 Нк5 105 400 400 153,4 137,6 136,9 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 23373,1 10012,5 149,6 67,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 109 Нк5 111 400 400 71,5 76,2 75,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 10860,7 4652,8 149,1 67,5

4.1.4_308_Науки 47 4.1.4_308_Науки 47 Вузол 400 400 18,0 173,7 172,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 2745,7 1176,7 150,0 67,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 307 Нк5 301 200 200 59,4 20,6 20,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 6232,9 2659,3 147,3 66,7

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а/8 Нк5 107а/9 150 150 88,1 24,7 24,6 0,2 0,2 2,3 2,1 0,4 0,4 7502,5 3212,7 147,3 66,7

4.1.4_308_Науки 47 Вузол Нк5 101 400 400 46,7 173,7 172,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4 7121,2 3051,6 150,0 67,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 141 Ін-т електрозварювання ім.Є.О. 100 100 49,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3434,2 1449,9 143,3 64,3
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4.1.4_308_Науки 47 Нк5 17 Нк5 18 100 100 22,4 16,5 16,4 0,2 0,2 8,5 8,0 0,6 0,6 1647,5 705,9 148,3 68,6

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а/9 Нк5 107а/12 150 150 281,8 23,0 22,9 0,6 0,5 2,0 1,9 0,4 0,4 23989,3 10244,4 147,0 67,0

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а/13 Нк5 о6 150 150 2,0 22,9 22,9 0,0 0,0 2,0 1,9 0,4 0,4 171,6 73,5 144,8 67,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 303 Нк5 304 150 150 56,7 9,5 9,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4819,3 2044,4 146,6 65,2

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а/3 Нк5 107а/3-1 150 150 12,4 30,1 30,0 0,0 0,0 3,4 3,2 0,5 0,5 1056,6 452,8 148,4 66,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 113 Нк5 114 200 200 35,2 66,7 66,5 0,1 0,1 3,7 3,4 0,6 0,6 3715,1 1591,9 148,5 67,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 13 Нк5 14 200 200 33,0 16,5 16,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 3509,9 1503,4 149,2 68,3

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 105 Нк5 106 400 400 103,7 137,6 136,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 15790,7 6765,3 149,5 67,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 15 Нк5 16 200 200 61,5 16,5 16,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 6535,1 2797,8 148,8 68,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 114 Нк5 115 200 200 9,0 66,7 66,5 0,0 0,0 3,7 3,4 0,6 0,6 947,4 406,0 148,4 67,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 231 Нк5 Н_36 100 100 146,8 9,5 9,5 0,4 0,4 2,9 2,7 0,4 0,3 10474,8 4475,4 144,0 66,6

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 12 ДП "Дослідний з-д спецелектром 100 100 21,8 18,9 18,9 0,2 0,2 11,2 10,5 0,7 0,7 1617,3 693,0 148,6 69,3

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а/3-1 Нк5 107а/8 150 150 301,5 24,7 24,6 0,7 0,6 2,3 2,1 0,4 0,4 25788,4 11006,4 148,4 66,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а/3-1 Нк5 107а/3-2 150 150 115,1 5,4 5,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 9842,5 4222,2 148,4 68,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 308 Нк5 308/3 150 150 103,6 12,3 12,3 0,1 0,1 0,6 0,5 0,2 0,2 8869,3 3806,1 147,5 68,4

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 125 Нк5 Н_46_СКТБ 125 125 13,9 9,4 9,4 0,0 0,0 0,9 0,8 0,2 0,2 1160,8 497,3 148,2 69,1

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 107а Нк5 107а/3 150 150 253,4 30,1 30,0 0,9 0,8 3,4 3,2 0,5 0,5 21825,8 9292,2 149,2 66,3

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 101 Нк5 о8 200 200 135,4 36,0 36,0 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 14396,0 6182,0 149,9 68,3

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 115 Нк5 116 200 200 43,3 22,6 22,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4569,8 1966,0 148,4 68,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 19 ДП "Дослідний з-д спецелектром 80 80 56,9 16,5 16,4 1,6 1,5 27,4 25,8 1,0 0,9 3735,9 1600,1 147,8 68,9

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 111 Нк5 125 300 300 48,5 9,4 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6398,5 2753,7 148,9 69,0

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 11 Нк5 12 150 150 67,6 18,9 18,9 0,1 0,1 1,3 1,3 0,3 0,3 5867,8 2512,7 148,9 69,2

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 233 Нк5 231 200 200 83,0 9,5 9,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8539,8 3650,8 144,9 66,1

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 119 Нк5 120 150 150 54,0 22,6 22,6 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 4654,8 1993,8 147,7 68,8

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 305 Нк5 233 200 200 54,8 9,5 9,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5644,5 2415,1 145,4 65,7

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 304 Нк5 305 200 200 60,2 9,5 9,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6212,4 2657,7 146,1 65,5

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 18 Нк5 19 80 80 84,5 16,5 16,4 2,3 2,2 27,4 25,8 1,0 0,9 5557,3 2379,5 148,2 68,8

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 140 Нк5 13 200 200 53,7 16,5 16,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 5725,4 2448,4 149,5 68,2

4.1.4_308_Науки 47 Нк5 117 Нк5 119 150 150 51,2 22,6 22,6 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 4420,0 1893,3 147,9 68,7

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 220 Нк2 БН_Фе_4 200 200 139,9 52,2 52,1 0,3 0,3 2,3 2,1 0,5 0,5 14901,7 6381,6 149,0 69,4

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 210 Нк2 211 200 200 77,9 107,7 107,6 0,7 0,7 9,6 9,0 1,0 1,0 8322,8 3564,2 149,6 69,2

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 Наук_31_5 Нк2 227 200 200 48,1 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 5059,8 2162,8 149,4 66,7

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 201 Нк2 204 200 200 134,5 163,5 163,3 3,0 2,8 22,1 20,7 1,6 1,5 14390,5 6169,4 150,0 69,3

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 ВКит_83_БН Нк2 212 150 150 27,0 24,4 24,4 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 2349,3 1006,6 149,3 69,6

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 229 Нк2 230 150 150 64,5 5,2 5,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5493,3 2347,5 146,7 67,9

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 214 Нк2 215 150 150 91,8 83,3 83,3 2,4 2,2 26,0 24,4 1,4 1,3 7983,7 3420,7 149,5 69,2

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 211 Нк2 214 150 150 61,6 83,3 83,3 1,6 1,5 26,0 24,4 1,4 1,3 5356,7 2294,5 149,6 69,2

4.1.6_310_Науки 31 4.1.6_310_Науки 31 Нк2 201 200 200 16,3 172,0 171,8 0,4 0,4 24,5 22,9 1,7 1,6 1738,4 745,0 150,0 69,2

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 201 Нк2 Писар_8_БН 150 150 79,3 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6910,0 2929,6 150,0 69,0

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 215 Нк2 218 200 200 110,4 82,4 82,3 0,6 0,6 5,6 5,3 0,8 0,7 11776,7 5045,6 149,4 69,3

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 218/2 Нк2 220 250 250 87,1 52,2 52,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 0,3 10454,9 4474,9 149,2 69,3

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 218 Нк2 218/2 250 250 50,1 82,4 82,3 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 6019,1 2579,1 149,3 69,3

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 201 Нк2 Наук_31_5 200 200 29,7 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3174,0 1338,2 150,0 66,3

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 211 Нк2 ВКит_83_БН 150 150 62,2 24,4 24,4 0,1 0,1 2,2 2,1 0,4 0,4 5408,0 2319,3 149,6 69,6

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 227 Нк2 Наук_31_2 200 200 16,5 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1736,0 743,4 148,4 66,9

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 215 офісні приміщення ТОВ "АК "Пер 50 50 36,1 0,9 0,9 0,0 0,0 1,1 1,0 0,1 0,1 1955,9 828,0 149,4 68,7

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 Наук_31_2 Нк2 229 200 200 69,0 5,2 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 7235,7 3089,3 148,1 67,5

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 204 Нк2 205 200 200 55,8 163,5 163,4 1,2 1,2 22,1 20,7 1,6 1,5 5969,1 2558,0 149,9 69,4

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 205 Нк2 207 200 200 118,1 132,0 131,9 1,7 1,6 14,4 13,5 1,3 1,2 12631,6 5408,6 149,9 69,3

4.1.6_310_Науки 31 Нк2 208 Нк2 210 200 200 123,2 132,0 131,9 1,8 1,7 14,4 13,5 1,3 1,2 13164,1 5640,3 149,7 69,3
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4.1.6_310_Науки 31 Нк2 207 Нк2 208 200 200 42,4 132,0 131,9 0,6 0,6 14,4 13,5 1,3 1,2 4537,1 1944,3 149,8 69,3

4.1.7_311 Стратегічне шосе 54 СШ2 1 УО Голосіївської районної в м. 125 125 161,0 11,4 11,4 0,2 0,2 1,2 1,2 0,3 0,3 11137,4 4756,3 95,0 69,2

4.1.7_311 Стратегічне шосе 54
4.1.7_311 Стратегічне шосе 

54 СШ2 1 125 125 9,0 11,4 11,4 0,0 0,0 1,2 1,2 0,3 0,3 622,7 266,8 95,0 68,8

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 323Д14БН МОС 323Д14 100 100 30,4 22,8 22,8 0,5 0,5 16,4 15,4 0,9 0,8 2243,2 961,1 148,5 69,2

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 323Д14 МОС 212 100 100 21,8 22,8 22,8 0,4 0,3 16,4 15,4 0,9 0,8 1610,0 689,9 148,4 69,2

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-3 МОС 202-4 200 200 38,5 25,9 25,8 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 4070,9 1734,9 149,6 67,6

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-4/1 МОС 202-4/3 200 200 53,9 25,9 25,8 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 5663,3 2425,7 149,2 67,7

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-4/3-12 корпус головний Протитуберкуль 100 100 16,0 5,5 5,5 0,0 0,0 1,0 0,9 0,2 0,2 1154,9 494,7 145,6 67,8

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204-1/3 МОС 204-1/4 150 150 64,4 13,8 13,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 5527,0 2366,1 148,3 68,8

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 325 МОС 323 150 150 65,3 22,9 22,8 0,1 0,1 2,0 1,8 0,4 0,4 5623,2 2408,3 148,9 69,0

4.1.8_1101_Московська-2 МОС гр.уч. М2 МОС 201-1 300 300 33,0 191,2 190,9 0,1 0,1 3,6 3,4 0,8 0,8 4382,9 1878,3 150,0 68,8

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 323 МОС 323Д14БН 150 150 44,9 22,8 22,8 0,1 0,1 2,0 1,8 0,4 0,4 3865,7 1656,0 148,6 69,1

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-4/3-2 МОС 202-4/3-7 150 150 67,1 15,6 15,6 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 5742,7 2467,5 148,5 68,9

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-4 МОС 202-4/1 200 200 52,2 25,9 25,8 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 5497,1 2354,6 149,4 67,7

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204-1 МОС 204-2 200 200 81,1 30,5 30,4 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 8613,0 3676,2 149,7 68,7

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204 МОС 204-1 200 200 122,9 67,4 67,3 0,5 0,4 3,8 3,5 0,6 0,6 13051,6 5594,5 149,9 69,3

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202 МОС 202Л27ЦТП 150 150 175,5 12,6 12,6 0,1 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 15187,7 6488,4 149,9 69,4

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 210 МОС 325 200 200 62,2 22,9 22,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 6582,9 2816,8 149,2 68,9

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-4/3-2 МОС 202-4/3-12 100 100 214,6 5,5 5,5 0,2 0,2 1,0 0,9 0,2 0,2 15763,8 6656,2 148,5 67,7

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 209 Мо2 209 200 200 5,3 44,0 43,9 0,0 0,0 1,6 1,5 0,4 0,4 561,4 240,4 149,3 68,9

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204-2 МОС 204-3 200 200 32,2 30,4 30,4 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 3407,4 1459,9 149,4 68,7

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-4/3-6 МОС 202-4/3-5б 150 150 20,7 15,6 15,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1776,7 761,2 148,0 69,0

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 201-1 будинок житловий ОСББ ОСББ "СВ 65 65 53,9 3,1 3,1 0,2 0,2 2,9 2,8 0,3 0,3 3304,5 1413,5 150,0 69,5

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-2 МОС 202-3 200 200 41,7 49,5 49,4 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 4411,7 1890,3 149,7 68,6

4.1.8_1101_Московська-2 4.1.8_1101_Московська-2 МОС гр.уч. М2 200 200 11,3 191,2 190,9 0,3 0,3 30,2 28,3 1,8 1,7 1196,2 512,6 150,0 68,8

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204-1/4 МОС 204-1/5 150 150 32,9 13,8 13,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 2817,5 1206,8 147,9 68,9

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202 МОС 203 200 200 41,9 125,9 125,8 0,6 0,5 13,1 12,3 1,2 1,1 4449,1 1908,0 149,9 69,0

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 201-1 МОС 202 300 300 93,6 188,1 187,8 0,3 0,3 3,5 3,3 0,8 0,8 12419,7 5321,7 150,0 68,9

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204Л18аБН МОС 204-1/3 150 150 48,9 13,8 13,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 4198,7 1797,9 148,6 68,6

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204-1/2 МОС 204-1/1 150 150 9,5 16,7 16,7 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 820,5 352,3 148,7 69,4

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-4/3-2 будинок житловий 80 80 162,3 4,7 4,7 0,4 0,3 2,3 2,2 0,3 0,3 10642,5 4517,0 148,5 68,2

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204-1/2 МОС 204Л18аБН 150 150 16,8 13,8 13,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 1446,5 618,3 148,7 68,5

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 205 МОС 206 200 200 28,3 58,5 58,5 0,1 0,1 2,8 2,7 0,6 0,5 3002,2 1286,5 149,7 68,9

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 207 МОС 208 200 200 42,8 58,5 58,5 0,1 0,1 2,8 2,7 0,6 0,5 4534,1 1942,8 149,5 69,0

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 206 МОС 207 200 200 93,6 58,5 58,5 0,3 0,2 2,8 2,7 0,6 0,5 9925,8 4252,0 149,7 69,0

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-4/3 МОС 202-4/3-2 200 200 133,1 25,9 25,8 0,1 0,1 0,6 0,5 0,2 0,2 13985,4 5985,0 149,0 68,0

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202-4/3-7 МОС 202-4/3-6 150 150 19,2 15,6 15,6 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1645,9 705,2 148,1 68,9

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204 МОС 205 200 200 74,7 58,5 58,5 0,2 0,2 2,8 2,7 0,6 0,5 7928,8 3394,2 149,9 68,9

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 208 МОС 209 200 200 87,0 58,5 58,5 0,2 0,2 2,8 2,7 0,6 0,5 9222,0 3950,6 149,4 69,1

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 203 МОС 204 200 200 16,6 125,9 125,8 0,2 0,2 13,1 12,3 1,2 1,1 1759,3 754,0 149,9 69,0

4.1.8_1101_Московська-2 Мо2 209 МОС 210 200 200 38,7 44,0 43,9 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 4093,4 1753,9 149,3 69,0

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 202 МОС 202-2 200 200 108,9 49,5 49,4 0,2 0,2 2,0 1,9 0,5 0,4 11559,5 4941,8 149,9 68,6

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204-3 МОС 204-4 200 200 13,0 30,4 30,4 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 1373,3 588,5 149,3 68,7

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 210 МОС 211Ж10БН 150 150 118,3 21,1 21,1 0,2 0,2 1,7 1,6 0,4 0,3 10205,3 4371,8 149,2 69,4

4.1.8_1101_Московська-2 МОС 204-4 МОС 204-1/2 200 200 144,2 30,4 30,4 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 15243,4 6524,1 149,2 69,0

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-10/4 МОС 303-10/4а 200 200 22,9 71,1 71,1 0,1 0,1 4,2 3,9 0,7 0,6 2438,1 1044,8 149,2 69,3

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 309 ДЗ №131 Управління освіти Голо 100 100 95,3 7,1 7,1 0,2 0,1 1,6 1,5 0,3 0,3 7036,6 3007,6 149,0 69,0

4.1.9_1102_Московська-3 МОС гр.уч.Мос3 МОС 303 300 300 12,6 310,1 309,8 0,1 0,1 9,5 8,9 1,3 1,2 1683,2 721,4 150,0 69,2

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303 МОС 303-6 200 200 426,3 147,1 146,9 7,6 7,1 17,9 16,8 1,4 1,3 45456,3 19435,2 150,0 69,0

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 402 ДЗ №198 Управління освіти Голо 65 65 89,8 6,7 6,7 1,2 1,2 13,7 12,8 0,6 0,6 5521,9 2358,3 149,9 69,6
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4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303 МОС 307_Д45ЦТП 250 250 356,3 114,0 113,9 1,2 1,1 3,3 3,1 0,7 0,7 42808,7 18356,4 150,0 69,7

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-7 будинок житловийТОВ "ЕО "ГОЛОС 100 100 179,8 6,0 6,0 0,2 0,2 1,1 1,1 0,2 0,2 13352,2 5655,9 149,7 68,8

4.1.9_1102_Московська-3 Вузол МОС 303_Б13ЦТП 200 200 22,1 51,3 51,3 0,0 0,0 2,2 2,1 0,5 0,5 2347,5 1005,9 149,1 69,5

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-6 МОС 303-7 200 200 14,4 147,1 147,0 0,3 0,2 17,9 16,8 1,4 1,3 1527,5 654,6 149,7 69,0

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-10/1 МОС 303Б10кз 200 200 64,1 88,5 88,4 0,4 0,4 6,5 6,1 0,9 0,8 6816,0 2920,3 149,5 69,3

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303 МОС 402 150 150 42,0 48,9 48,9 0,4 0,4 9,0 8,4 0,8 0,8 3650,9 1566,0 150,0 69,5

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303Б10кз ТК1 150 150 4,0 17,4 17,3 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 346,8 148,8 149,4 69,5

4.1.9_1102_Московська-3 ТК1 ТК2 150 150 12,0 17,4 17,3 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 1041,4 446,2 149,4 69,5

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-10/4а Вузол 200 200 50,7 51,3 51,3 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 5391,3 2311,5 149,2 69,5

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303Б10кз МОС 303-10/4 200 200 112,0 71,1 71,1 0,5 0,4 4,2 3,9 0,7 0,6 11906,4 5099,3 149,4 69,3

4.1.9_1102_Московська-3 ТК2 ТК4 150 150 35,0 17,4 17,3 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 3036,8 1300,9 149,3 69,6

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-7/1 МОС 303-8 200 200 59,3 141,1 140,9 1,0 0,9 16,5 15,4 1,4 1,3 6303,2 2701,1 149,6 69,1

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-10 МОС 303-10/1 200 200 64,3 94,6 94,5 0,5 0,4 7,4 6,9 0,9 0,9 6839,8 2933,0 149,6 69,3

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-7 МОС 303-7/1 200 200 43,8 141,1 140,9 0,7 0,7 16,5 15,4 1,4 1,3 4662,1 1998,3 149,7 69,1

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 402 МОС 402_ЦТП 150 150 121,1 35,0 35,0 0,6 0,5 4,6 4,3 0,6 0,6 10538,4 4516,9 149,9 69,8

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-8 МОС 303-8Т.7 100 100 94,6 14,3 14,3 0,6 0,6 6,5 6,1 0,6 0,5 7027,7 3006,1 149,6 69,2

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-14 МОС 303-15 200 200 73,2 18,4 18,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7722,2 3305,8 148,3 69,0

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-10 МОС 303-11 200 200 35,6 18,4 18,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3781,9 1613,7 149,6 68,3

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-8 МОС 303-10 200 200 49,9 113,0 112,9 0,5 0,5 10,6 9,9 1,1 1,0 5312,2 2275,6 149,6 69,1

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-8Т.7 МОС 303-8/2 100 100 76,7 14,3 14,3 0,5 0,5 6,5 6,1 0,6 0,5 5689,4 2435,7 149,1 69,4

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-10/4а МОС 303-10/4в 150 150 168,4 19,8 19,8 0,2 0,2 1,5 1,4 0,3 0,3 14593,9 6230,9 149,2 69,3

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 307_Д45ЦТП МОС 309 200 200 43,7 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4656,5 1979,0 149,6 68,6

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 402 СШ №15 Управління освіти Голос 100 100 124,0 7,2 7,2 0,2 0,2 1,6 1,5 0,3 0,3 9242,0 3934,5 149,9 69,4

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-10/1 СШ №36 Управління освіти Голос 100 100 25,3 6,1 6,1 0,0 0,0 1,2 1,1 0,2 0,2 1881,8 806,6 149,5 69,6

4.1.9_1102_Московська-3 4.1.9_1102_Московська-3 МОС гр.уч.Мос3 200 200 12,6 310,1 309,8 1,0 0,9 79,5 74,4 3,0 2,8 1344,5 576,2 150,0 69,2

4.1.9_1102_Московська-3 МОС 303-11 МОС 303-14 200 200 183,8 18,4 18,3 0,1 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 19450,6 8312,2 149,3 68,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 311 МО4 Вел.Кит.61а БН 80 80 45,1 7,4 7,4 0,2 0,2 5,5 5,2 0,4 0,4 2974,4 1273,3 148,8 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203-5/3 МО4 203-4/4 100 100 15,2 38,2 38,1 0,7 0,7 45,8 43,0 1,5 1,4 1128,0 484,0 149,3 69,4

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203 МО4 401а 200 200 55,9 72,3 72,3 0,2 0,2 4,3 4,1 0,7 0,7 9872,6 4222,4 149,6 68,5

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 307 МО4 307-1/2 80 80 25,0 7,3 7,3 0,1 0,1 5,4 5,1 0,4 0,4 3097,0 1323,9 149,6 69,0

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 403 МО4 404 200 200 25,4 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2636,5 1128,9 149,0 66,7

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 213 МО4 Науки,15 ЦТП 150 150 37,9 25,7 25,7 0,1 0,1 2,5 2,3 0,4 0,4 3245,4 1391,4 148,5 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203-5/1 КП з експлуатації і ремонту жи 100 100 48,2 16,1 16,1 0,4 0,4 8,1 7,6 0,6 0,6 3551,7 1524,7 148,6 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 305 МО4 305/1 200 200 72,9 118,8 118,6 0,9 0,8 11,7 10,9 1,1 1,1 7704,7 3298,5 149,8 69,1

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 402 МО4 403 200 200 15,3 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1592,0 681,9 149,2 66,5

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 310 МО4 311 80 80 41,7 7,4 7,4 0,2 0,2 5,5 5,2 0,4 0,4 2751,6 1178,1 149,2 69,1

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 408 МО4 409 150 150 53,3 7,4 7,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4487,2 1919,9 146,4 67,9

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 204-1 МО4 204-2 200 200 27,5 42,0 42,0 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 4850,6 2078,2 149,1 68,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 309 МО4 310 80 80 25,7 7,4 7,4 0,1 0,1 5,5 5,2 0,4 0,4 1704,6 727,7 149,4 68,9

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 206 МО4 207 150 150 45,3 22,9 22,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,4 0,4 3897,3 1669,5 149,0 69,4

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203-5/2 МО4 203-5/1 200 200 102,7 16,6 16,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 10808,5 4611,7 149,2 68,6

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203-5/2 КП "Житло-сервіс" 100 100 54,8 18,4 18,4 0,6 0,5 10,6 10,0 0,7 0,7 4051,8 1739,6 149,2 69,5

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 306 центр інженерно-технологічний 150 150 44,9 43,3 43,3 0,3 0,3 7,0 6,6 0,7 0,7 3882,6 1663,6 149,7 69,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 401а МО4 204 200 200 39,3 64,9 64,9 0,1 0,1 3,5 3,3 0,6 0,6 6922,5 2969,5 149,5 68,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 404 МО4 405 200 200 23,5 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2435,7 1042,9 148,7 66,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 401а МО4 402 200 200 17,7 7,4 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1862,1 789,2 149,5 66,4

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 202 МО4 203 200 200 84,1 99,0 98,9 0,7 0,6 8,1 7,6 1,0 0,9 8862,1 3797,1 149,7 68,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 204-2 МО4 213 150 150 130,2 42,0 42,0 0,9 0,8 6,6 6,2 0,7 0,7 21020,4 8996,6 149,0 69,0

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 105 МО4 Науки,18 ЦТП 200 200 86,3 99,0 98,9 0,7 0,7 8,1 7,6 1,0 0,9 9092,5 3895,8 149,8 68,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 307/1 МО4 308 200 200 38,4 111,4 111,3 0,4 0,4 10,3 9,6 1,1 1,0 4049,0 1735,1 149,5 69,2
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4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203-4 МО4 203/3 200 200 64,9 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6155,3 2535,1 143,0 59,6

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 405 МО4 406 150 150 49,2 7,4 7,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4164,0 1781,8 148,3 67,1

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 104 МО4 105 150 150 68,8 99,0 98,9 2,5 2,4 36,7 34,4 1,7 1,6 5918,4 2536,1 149,9 68,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 308 МО4 203-5/3 200 200 115,6 73,1 73,0 0,5 0,5 4,4 4,1 0,7 0,7 12196,5 5221,5 149,5 69,1

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 305/1 МО4 307 200 200 136,1 118,8 118,6 1,6 1,5 11,7 10,9 1,1 1,1 14367,2 6155,4 149,7 69,1

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 309 МО4 Вел.Кит.6_ЦТП 150 150 19,9 31,0 31,0 0,1 0,1 3,6 3,4 0,5 0,5 1715,9 735,8 149,4 69,7

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 301 МО4 302 200 200 54,1 162,1 161,9 1,2 1,1 21,7 20,4 1,6 1,5 5716,0 2449,5 149,9 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 201 МО4 301 200 200 87,8 162,1 161,9 1,9 1,8 21,7 20,4 1,6 1,5 9282,5 3977,6 150,0 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 302 МО4 303 200 200 27,9 162,1 161,9 0,6 0,6 21,7 20,4 1,6 1,5 2951,8 1265,0 149,9 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 Науки,18 ЦТП МО4 202 200 200 20,7 99,0 98,9 0,2 0,2 8,1 7,6 1,0 0,9 2178,5 933,6 149,7 68,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 101 МО4 201 300 300 5,8 162,1 161,9 0,0 0,0 2,6 2,4 0,7 0,6 768,6 329,5 150,0 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 307 МО4 307/1 200 200 97,8 111,4 111,3 1,0 0,9 10,3 9,6 1,1 1,0 10321,4 4422,8 149,6 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 304 МО4 305 200 200 80,8 162,1 161,9 1,8 1,6 21,7 20,4 1,6 1,5 8540,6 3659,8 149,9 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203/3 будинок адміністративний СПД-Ф 50 50 9,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 417,8 178,6 130,0 59,9

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 204 МО4 205 150 150 54,8 22,9 22,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,4 0,4 4708,2 2020,4 149,4 69,3

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 307-1/2 КП з експлуатації і ремонту жи 80 80 40,2 7,3 7,3 0,2 0,2 5,4 5,1 0,4 0,4 4955,5 2119,9 149,2 69,3

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203-5/1 МО4 203-4 200 200 25,7 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2688,9 1042,9 148,6 54,1

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203-4/4 МО4 203_BT_1 150 150 43,2 38,2 38,1 0,2 0,2 5,5 5,1 0,7 0,6 3716,2 1592,3 149,3 69,4

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 406 МО4 407 150 150 24,6 7,4 7,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2078,8 890,2 147,8 67,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 213 МО4 Стратег.ш.17 БН 150 150 103,4 16,3 16,3 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 8849,4 3782,9 148,5 69,0

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203_BT_1 МО4 203_BT_3 150 150 83,3 38,1 38,1 0,5 0,4 5,5 5,1 0,7 0,6 7174,0 3073,0 149,2 69,5

4.1.10_1103_Московська-4 4.1.10_1103_Московська-4 МО4 101 300 300 20,3 291,7 291,3 0,2 0,2 8,4 7,8 1,2 1,2 2681,4 1149,1 150,0 69,1

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 205 МО4 206 150 150 39,4 22,9 22,9 0,1 0,1 2,0 1,9 0,4 0,4 3387,1 1451,0 149,2 69,4

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 204 МО4 204-1 200 200 66,4 42,0 42,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 11720,8 5014,4 149,4 68,7

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 305 МО4 306 200 200 32,3 43,3 43,3 0,1 0,0 1,6 1,5 0,4 0,4 3414,9 1466,8 149,8 69,8

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 102 МО4 104 200 200 72,8 99,0 98,9 0,6 0,6 8,1 7,6 1,0 0,9 7688,3 3289,6 149,9 68,7

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 303 МО4 304 200 200 29,0 162,1 161,9 0,6 0,6 21,7 20,4 1,6 1,5 3064,7 1313,4 149,9 69,2

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 308 МО4 309 200 200 34,2 38,3 38,3 0,0 0,0 1,2 1,1 0,4 0,3 3607,7 1547,6 149,5 69,5

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 203-5/3 МО4 203-5/2 200 200 33,8 34,9 34,9 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 3560,6 1523,6 149,3 68,9

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 409 МО4 Стратег.ш,2а ІТП 150 150 11,3 7,4 7,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 952,0 407,8 145,8 67,9

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 101 МО4 102 200 200 57,0 129,6 129,4 0,8 0,7 13,9 13,0 1,2 1,2 6022,3 2579,4 150,0 69,0

4.1.10_1103_Московська-4 МО4 407 МО4 408 150 150 91,0 7,4 7,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 7690,6 3286,6 147,5 67,6

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 107 Го1 БН Потєх 16 150 150 470,1 27,6 27,5 1,3 1,3 2,8 2,7 0,5 0,4 40476,9 17314,8 149,3 68,8

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 103 Го1 104 250 250 74,7 80,4 80,2 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 8943,5 3831,8 149,8 68,6

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 204 корпус навчальний №10 НУБПУ 150 150 81,5 6,7 6,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 6944,3 3005,0 149,0 69,0

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 209 корпус навчальний №3 НУБПУ 65 65 13,4 2,3 2,3 0,0 0,0 1,6 1,6 0,2 0,2 764,5 327,3 139,2 64,7

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 106 Го1 107 250 250 84,4 45,0 44,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 10055,1 4306,7 149,5 67,7

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 207 Го1 208 200 200 127,4 4,7 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13231,6 5545,3 146,9 64,7

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 101 Го1 101-а 250 250 72,6 35,8 35,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8667,7 3681,5 150,0 66,0

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 202 т.1 Го1 203 200 200 33,8 28,8 28,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 3534,2 1514,2 149,2 66,0

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 206-3 приміщення виробничі та адміні 80 80 14,1 1,6 1,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 884,2 378,2 142,1 65,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 101 корпус навчальний №11 НУБПУ 150 150 93,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8104,1 3469,9 150,0 69,2

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 206-1 СШ №116 Управління освіти Голо 50 50 10,9 1,4 1,4 0,0 0,0 2,4 2,3 0,2 0,2 569,2 246,7 145,5 67,6

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 101 Го1 102 250 250 43,6 80,4 80,2 0,1 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 5206,6 2238,8 150,0 68,5

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 205 Го1 206 200 200 63,1 18,8 18,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6555,0 2803,1 148,3 65,3

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 206-2 Го1 Сільськогосп.1 100 100 66,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4685,5 1994,4 143,9 65,8

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 206-2 Го1 206-3 80 80 85,8 2,9 2,9 0,1 0,1 0,9 0,8 0,2 0,2 5423,6 2313,1 143,9 65,7

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 202 Го1 202-1 200 200 48,7 3,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5106,0 2184,3 149,4 67,0

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 201 Го1 202 200 200 67,7 32,1 31,9 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,3 7112,1 3041,5 149,7 65,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 201 Го1 201-2 150 150 46,9 3,7 3,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4014,3 1738,1 149,7 69,3
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4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 202-1 будинок адміністративний (буди 65 65 23,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1409,4 555,5 147,9 62,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 203 Го1 204 200 200 27,3 27,4 27,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 2852,8 1222,0 149,1 65,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 206 Го1 207 200 200 113,0 12,3 12,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 11721,3 5027,7 147,9 66,4

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 206-1 Го1 206-2 100 100 112,2 5,0 5,0 0,1 0,1 0,8 0,8 0,2 0,2 8013,0 3406,8 145,5 64,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 102 Го1 103 250 250 90,2 80,4 80,2 0,2 0,1 1,7 1,6 0,5 0,5 10805,8 4629,4 149,9 68,5

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 208 Го1 209 200 200 112,1 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11381,6 4758,1 144,1 64,5

4.1.11_1104 _Голосієво-1 4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 101 250 250 17,5 121,1 120,7 0,1 0,1 3,8 3,5 0,7 0,7 2084,7 893,4 150,0 67,7

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 105 Го1 106 250 250 36,5 45,0 44,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 4351,1 1864,3 149,6 67,6

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 БН Потєх 16 корпус навчальний №12 НУБПУ 125 125 50,7 27,6 27,6 0,4 0,4 7,4 7,0 0,7 0,6 4205,5 1801,6 147,8 68,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 109 Го1 110 200 200 16,2 17,4 17,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 1697,5 727,3 148,2 67,6

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 208 Го1 208-1 100 100 5,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 352,0 152,4 144,1 66,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 206 Го1 206-1 100 100 213,9 6,4 6,4 0,3 0,3 1,3 1,2 0,2 0,2 15481,6 6547,0 147,9 64,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 108 Го1 109 200 200 65,4 17,4 17,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 6867,5 2940,1 148,6 67,5

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 Сільськогосп.1 будинок житловий відомчий НУБП 100 100 7,8 2,1 2,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 463,1 201,7 141,6 65,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 104 Го1 105 250 250 32,9 45,0 44,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 3937,1 1679,0 149,7 67,6

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 208-1 корпус навчальний №3 НУБПУ 65 65 9,7 2,3 2,3 0,0 0,0 1,6 1,6 0,2 0,2 572,7 245,3 144,0 67,0

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 110 Го1 112 200 200 114,4 17,4 17,4 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 12006,0 5135,8 148,1 67,8

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 112 Го1 БН Потєх14 150 150 201,2 17,4 17,4 0,2 0,2 1,1 1,1 0,3 0,3 17176,1 7341,4 147,4 68,3

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 203 корпус навчальний №8 НУБПУ 100 100 54,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3938,8 1683,3 149,1 68,2

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 205 корпус навчальний №9 НУБПУ 100 100 38,1 1,9 1,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2763,4 1193,7 148,3 68,5

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 207 корпус навчальний №4 НУБПУ 100 100 36,4 7,6 7,6 0,1 0,1 1,8 1,7 0,3 0,3 2638,7 1139,6 146,9 68,4

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 202 Го1 202 т.1 200 200 65,0 28,8 28,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 6808,7 2915,4 149,4 65,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 204 Го1 205 200 200 141,6 20,7 20,6 0,1 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 14807,6 6307,8 149,0 65,4

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 202-1 корпус навчальний №7А НУБПУ 65 65 40,4 1,1 1,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 2432,3 1036,3 147,9 67,9

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Вузол Го1 108 250 250 51,0 17,4 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6046,8 2589,0 148,9 67,3

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 107 Вузол 250 250 53,8 17,4 17,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6406,2 2733,7 149,3 67,2

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 101-а Го1 201 250 250 28,6 35,8 35,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3385,2 1450,4 149,7 66,1

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 206-3 ДЗ №659 Управління освіти Голо 65 65 9,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,6 0,5 0,1 0,1 541,6 231,9 142,1 66,0

4.1.11_1104 _Голосієво-1 Го1 202-1 корпус навчальний №7 НУБПУ 100 100 45,2 2,0 2,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3298,8 1410,9 147,9 68,2

4.1.12_1105_Голосієво-2 Го2 214 Го2 213 200 200 36,2 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3590,4 1536,3 146,2 66,2

4.1.12_1105_Голосієво-2 Вузол Го2 217 200 200 133,6 37,4 37,3 0,2 0,1 1,2 1,1 0,4 0,3 13676,1 5820,7 149,9 67,8

4.1.12_1105_Голосієво-2 Го2 216 Го2 216-1 100 100 81,2 7,7 7,7 0,2 0,1 1,8 1,7 0,3 0,3 5889,3 2527,8 147,9 68,6

4.1.12_1105_Голосієво-2 Вузол Вузол 200 200 84,1 88,1 88,0 0,5 0,5 6,4 6,0 0,8 0,8 8596,0 3688,8 150,0 68,9

4.1.12_1105_Голосієво-2 Го2 213 Го2 212 200 200 117,4 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11626,6 4957,4 145,6 67,0

4.1.12_1105_Голосієво-2 ТК 301 Го2 302 250 250 239,2 17,9 17,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 27558,9 11761,5 148,1 68,4

4.1.12_1105_Голосієво-2 Го2 217 будинок житловий 50 50 9,8 4,2 4,2 0,2 0,2 20,8 19,6 0,6 0,6 517,6 223,7 149,5 69,7

4.1.12_1105_Голосієво-2 Го2 216 Го2 215 200 200 42,9 14,6 14,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4318,7 1845,9 147,9 67,3

4.1.12_1105_Голосієво-2 Го2 218-1 Го2 БН_Род_3а 100 100 8,3 50,7 50,7 0,7 0,6 81,0 76,0 2,0 1,8 612,2 262,4 149,8 69,9

4.1.12_1105_Голосієво-2 Вузол будинок житловий 80 80 4,0 10,9 10,9 0,0 0,0 12,1 11,4 0,7 0,6 223,8 97,7 148,7 69,4

4.1.12_1105_Голосієво-2 Вузол ТК 301 250 250 289,1 17,9 17,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 33741,5 14275,3 150,0 67,7

4.1.12_1105_Голосієво-2 Вузол Го2 216 200 200 172,1 22,3 22,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 17434,5 7431,1 148,7 67,6

4.1.12_1105_Голосієво-2 4.1.12_1105_Голосієво-2 Вузол 200 200 18,2 106,1 105,8 0,2 0,2 9,3 8,7 1,0 1,0 1771,6 793,7 150,0 68,5

4.1.12_1105_Голосієво-2 Го2 215 Го2 214 200 200 89,9 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9034,1 3821,3 147,6 66,0

4.1.12_1105_Голосієво-2 Вузол Го2 218-1 150 150 58,1 50,7 50,7 0,6 0,5 9,6 9,1 0,9 0,8 4876,8 2098,6 149,9 69,9

4.1.12_1105_Голосієво-2 Го2 217 Вузол 200 200 265,8 33,2 33,1 0,2 0,2 0,9 0,9 0,3 0,3 27016,7 11540,5 149,5 67,9

4.1.12_1105_Голосієво-2 Го2 215 корпус навчальний №1 НУБПУ 80 80 18,7 8,3 8,3 0,1 0,1 7,0 6,6 0,5 0,5 1207,6 520,9 147,6 68,8

4.1.13_1201_Науки 24 Нк1 4 Нк1 Науки_28 150 150 54,9 57,1 57,1 0,6 0,6 11,6 11,5 0,9 0,9 7152,1 3061,9 94,7 69,5

4.1.13_1201_Науки 24 Нк1 Науки,30 будинок житловий 150 150 23,2 52,1 52,1 0,2 0,2 9,7 9,6 0,9 0,8 3021,6 1294,9 94,5 69,6

4.1.13_1201_Науки 24 Нк1 207_Нк1 Нк1 3_(207-1) 200 200 31,6 92,1 92,1 0,2 0,2 6,7 6,6 0,8 0,8 4420,6 1894,2 95,0 69,4

4.1.13_1201_Науки 24 Нк1 3_(207-1) Нк1 4 150 150 170,4 92,1 92,1 5,2 5,1 30,3 29,8 1,5 1,5 22215,4 9512,6 94,9 69,5
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4.1.13_1201_Науки 24 4.1.13_1201_Науки 24 Вузол 150 150 6,3 134,3 134,3 0,4 0,4 64,4 63,4 2,2 2,2 825,1 353,6 95,0 69,6

4.1.13_1201_Науки 24 Нк1 Науки_28 Нк1 Науки,30 150 150 38,2 57,1 57,1 0,4 0,4 11,6 11,5 0,9 0,9 4970,3 2129,5 94,6 69,5

4.1.13_1201_Науки 24 Нк1 4 Вузол 150 150 20,4 35,0 35,0 0,1 0,1 4,4 4,3 0,6 0,6 2653,2 1137,9 94,7 69,7

4.1.13_1201_Науки 24 Нк1 Науки,30 гуртожиток НУХТ 150 150 11,9 5,0 5,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1551,8 663,1 94,5 69,4

4.1.13_1201_Науки 24 Вузол Нк1 207_Нк1 150 150 10,5 92,1 92,1 0,3 0,3 30,3 29,8 1,5 1,5 1365,6 584,5 95,0 69,4

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 2 Кс2 2/1 50 50 10,6 3,4 3,4 0,1 0,1 13,4 13,2 0,5 0,5 437,5 187,5 94,9 69,0

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 1 Кс2 2 150 150 18,5 33,1 33,1 0,1 0,1 3,9 3,9 0,5 0,5 1259,3 539,8 95,0 68,9

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 2 Кс2 2/2 100 100 14,7 29,7 29,7 0,4 0,4 26,5 26,0 1,1 1,1 821,2 351,9 94,9 68,9

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 БН_КК_Кс2 Кс2 1 200 200 9,3 36,6 36,6 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 780,9 334,1 95,0 68,8

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 3 будинок житловий 50 50 17,3 3,4 3,4 0,2 0,2 13,0 12,8 0,5 0,5 1481,1 634,9 94,7 69,5

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 2/1 будинок житловий 50 50 29,0 3,4 3,4 0,4 0,4 13,4 13,2 0,5 0,5 2475,4 1058,1 94,8 69,3

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 5 будинок житловий 50 50 8,2 5,9 5,9 0,3 0,3 39,9 39,2 0,9 0,9 699,1 299,8 94,2 69,3

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 БН_КК_Кс2 Кс2 6 110 110 46,5 14,5 14,5 0,2 0,2 3,8 3,8 0,4 0,4 4955,9 2120,6 95,0 69,2

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 5 будинок житловий 50 50 36,4 7,8 7,8 2,5 2,5 68,8 67,7 1,1 1,1 3095,2 1323,4 94,2 69,1

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 2/2 Кс2 3 110 110 53,8 29,7 29,7 0,9 0,8 16,1 15,8 0,9 0,9 5720,0 2449,7 94,9 69,0

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Вузол УО Голосіївської районної в м. 50 50 14,5 5,1 5,1 0,4 0,4 29,8 29,3 0,7 0,7 721,5 594,0 94,6 69,6

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 3 будинок житловий 80 80 41,8 9,4 9,4 0,4 0,4 8,5 8,4 0,5 0,5 2081,2 894,3 94,7 69,6

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 4 будинок житловий 110 110 34,9 3,3 3,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3692,2 1568,4 94,2 68,6

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 1 будинок житловий 75 75 54,1 3,5 3,5 0,1 0,1 1,7 1,7 0,2 0,2 5257,3 2232,2 95,0 68,8

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 6 Вузол 80 80 15,5 14,5 14,5 0,3 0,3 20,3 20,0 0,8 0,8 953,8 791,2 94,7 69,2

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 3 Кс2 4 110 110 78,1 17,0 17,0 0,4 0,4 5,2 5,2 0,5 0,5 8301,2 3543,3 94,7 68,8

4.1.16_1204_Кустанайська 12 4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 БН_КК_Кс2 100 100 10,4 63,2 63,2 1,2 1,2 119,8 117,8 2,3 2,3 401,9 283,4 95,0 69,1

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Вузол будинок житловий 80 80 56,8 9,4 9,4 0,5 0,5 8,5 8,4 0,5 0,5 3497,7 2908,7 94,6 69,4

4.1.16_1204_Кустанайська 12 Кс2 4 Кс2 5 80 80 17,7 13,7 13,7 0,3 0,3 18,1 17,8 0,8 0,8 874,4 375,1 94,2 69,0

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Вузол будинок житловий 65 65 23,7 8,2 8,2 0,5 0,4 19,3 19,0 0,7 0,7 2457,3 1052,0 94,6 69,5

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 2 Вузол т.4 100 100 46,4 14,1 14,1 0,3 0,3 6,0 5,9 0,5 0,5 5290,3 2262,9 94,8 69,3

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 1/3 будинок житловий 50 50 15,3 8,8 8,8 1,4 1,3 88,5 87,1 1,3 1,3 657,9 282,5 94,8 69,8

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 БН_КК Жв2 3 80 80 44,7 9,8 9,8 0,4 0,4 9,3 9,1 0,6 0,6 4730,5 2014,5 95,0 68,8

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Вузол т.3 будинок житловий 65 65 3,8 8,0 8,0 0,1 0,1 18,5 18,2 0,7 0,7 138,6 98,8 94,7 69,8

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 1/3 Жв2 4 100 100 41,0 36,3 36,3 1,6 1,6 39,6 38,9 1,3 1,3 2757,8 1180,9 94,8 69,4

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 БН_КК Жв2 1 150 150 40,6 49,1 49,1 0,4 0,3 8,6 8,5 0,8 0,8 5855,6 2504,5 95,0 69,1

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 1/1 будинок житловий 50 50 27,0 8,4 8,4 2,2 2,2 81,0 79,8 1,2 1,2 1159,4 497,8 95,0 69,9

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 БН_КК Жв2 1/1 125 125 31,4 53,5 53,5 0,8 0,8 26,7 26,2 1,3 1,2 2152,6 922,8 95,0 69,4

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 1/2 Жв2 1/3 125 125 61,8 45,1 45,1 1,2 1,2 18,9 18,6 1,1 1,0 4236,0 1814,8 94,9 69,4

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 3 будинок житловий 65 65 51,3 8,3 8,3 1,0 1,0 19,7 19,3 0,7 0,7 5301,9 2267,6 94,5 69,1

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 Голос_98/2 приміщення вбудовані ТОВ "Н.В. 100 100 5,5 5,1 5,1 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 253,0 183,2 94,4 69,5

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Вузол т.4 Вузол 50 50 25,9 5,7 5,7 1,0 0,9 37,0 36,4 0,8 0,8 824,4 585,1 94,4 68,9

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 3 будинок адміністративний У-ння 50 50 14,8 1,5 1,5 0,0 0,0 2,6 2,6 0,2 0,2 1344,4 573,4 94,5 69,0

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 5 Жв2 Голос_98/2 80 80 80,5 19,0 18,9 2,8 2,8 34,8 34,3 1,1 1,1 4816,5 2061,5 94,6 69,5

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 4 Жв2 5 80 80 68,4 27,9 27,9 5,1 5,1 75,3 74,1 1,6 1,6 4092,8 1753,2 94,8 69,4

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 4 будинок житловий 75 75 31,2 8,4 8,4 0,3 0,3 9,7 9,5 0,5 0,5 3297,5 1411,0 94,8 69,5

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Вузол т.4 будинок житловий 50 50 4,5 8,4 8,4 0,4 0,4 81,0 79,8 1,2 1,2 141,9 101,7 94,4 69,6

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 2 Вузол т.3 80 80 36,0 16,2 16,2 0,9 0,9 25,3 25,0 0,9 0,9 1527,8 1100,9 94,8 69,5

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 1/1 Жв2 1/2 125 125 27,2 45,1 45,1 0,5 0,5 18,9 18,6 1,1 1,0 1865,0 798,8 95,0 69,4

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Вузол будинок житловий 65 65 23,6 5,7 5,7 0,2 0,2 9,3 9,2 0,5 0,5 2436,2 1042,5 94,3 69,1

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 1 Жв2 2 150 150 28,9 49,1 49,1 0,2 0,2 8,6 8,5 0,8 0,8 4161,4 1782,9 94,9 69,2

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 6 гуртожиток №4 НУБПУ 80 80 64,2 10,6 10,6 0,7 0,7 10,9 10,8 0,6 0,6 6746,3 2884,6 94,4 69,1

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Вузол т.3 Вузол 50 50 30,3 8,2 8,2 2,3 2,3 76,3 75,1 1,2 1,2 968,5 689,5 94,7 69,3

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 5 будинок житловий 65 65 17,5 8,9 8,9 0,4 0,4 23,0 22,6 0,8 0,8 987,9 423,6 94,6 69,6

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Жв2 2 Вузол т.2 100 100 38,3 18,8 18,8 0,4 0,4 10,6 10,4 0,7 0,7 4365,6 1867,7 94,8 69,1
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4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Вузол т.2 Жв2 6 80 80 12,8 10,6 10,6 0,1 0,1 10,9 10,8 0,6 0,6 1346,5 575,5 94,6 68,8

4.1.17_1205_Голосіївський94/96 Вузол т.2 будинок житловий 80 80 6,0 8,2 8,2 0,0 0,0 6,5 6,4 0,5 0,5 254,7 184,5 94,6 69,6

4.1.17_1205_Голосіївський94/96
4.1.17_1205_Голосіївський94

/96 Жв2 БН_КК 150 150 5,0 136,6 136,6 0,3 0,3 66,6 65,5 2,2 2,2 294,2 212,3 95,0 69,3

4.1.18_1208_Волзька 12-а Влз 1 Влз 2 125 125 92,5 10,5 10,5 0,1 0,1 1,0 1,0 0,2 0,2 6085,5 2602,6 94,8 69,3

4.1.18_1208_Волзька 12-а 4.1.18_1208_Волзька 12-а Влз ВОТЕ 150 150 9,9 10,5 10,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 667,3 285,9 95,0 69,0

4.1.18_1208_Волзька 12-а Влз ВОТЕ Влз 1 150 150 15,3 10,5 10,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 1032,4 442,3 94,9 69,1

4.1.18_1208_Волзька 12-а Влз 2 інтернат №11 Управління освіти 80 80 20,9 10,5 10,5 0,2 0,2 10,8 10,6 0,6 0,6 1038,2 444,8 94,3 69,4

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 1 Вс1 т.1 200 200 63,1 48,4 48,4 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 5208,4 2231,6 95,0 69,4

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 4 Вс1 5 100 100 56,1 11,1 11,1 0,2 0,2 3,7 3,7 0,4 0,4 3124,0 1338,1 94,6 69,4

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 БН КК_Вс1 Вс1 1 200 200 18,4 54,2 54,2 0,0 0,0 2,3 2,3 0,5 0,5 1519,5 650,6 95,0 69,3

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 1 будинок житловий 80 80 82,5 5,8 5,8 0,3 0,3 3,3 3,2 0,3 0,3 4104,9 1752,9 95,0 69,4

4.1.20_1210_Васильківська 5/7
4.1.20_1210_Васильківська 

5/7 Вс1 БН КК_Вс1 200 200 7,0 66,6 66,5 0,0 0,0 3,5 3,4 0,6 0,6 581,2 249,1 95,0 69,4

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 4 Вс1 4/1 100 100 67,0 17,4 17,3 0,6 0,6 9,1 8,9 0,6 0,6 3727,3 1595,7 94,6 69,3

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 4/1 будинок житловий 100 100 46,2 10,7 10,7 0,2 0,2 3,4 3,4 0,4 0,4 2565,4 1098,4 94,4 69,4

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 3 НЦ Олександра Довженка 65 65 12,2 8,6 8,6 0,3 0,3 21,4 21,1 0,7 0,7 556,6 239,1 94,7 69,7

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 2 Вс1 3 200 200 50,2 37,1 37,1 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 4138,5 1773,0 94,8 69,3

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 5 будинок житловий 100 100 12,8 11,1 11,1 0,0 0,0 3,7 3,7 0,4 0,4 714,1 306,0 94,3 69,4

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 3 Вс1 4 200 200 27,0 28,5 28,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 2225,9 953,0 94,7 69,2

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 т.1 будинок житловий 200 200 3,2 11,3 11,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 265,1 113,9 94,9 69,9

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 т.1 Вс1 2 200 200 31,0 37,1 37,1 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 2557,3 1094,7 94,9 69,2

4.1.20_1210_Васильківська 5/7 Вс1 4/1 будинок житловий 100 100 26,3 6,7 6,7 0,0 0,0 1,3 1,3 0,2 0,2 1459,7 625,2 94,4 69,4

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 7 будинок приватний ЗГАРДАН АНДР 25 25 9,0 0,2 0,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,1 0,1 279,0 118,6 91,8 66,2

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т6 гуртожиток ТОВ "Бісан-інвест" 100 100 92,2 4,1 4,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 5046,4 2154,7 93,5 67,9

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 2 Мн2 3 200 200 23,5 27,5 27,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 1933,5 828,6 94,8 66,7

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т2 Мн2 #3 50 50 11,3 1,2 1,2 0,0 0,0 1,6 1,6 0,2 0,2 461,4 199,4 94,4 68,8

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 2 будинок приватний ВІЗЕРСЬКИЙ В 40 40 12,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 447,9 190,0 94,8 67,7

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т4 Мн2 7 40 40 23,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 836,6 350,6 94,0 65,8

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 3 Мн2 т1 200 200 13,4 27,2 27,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 1105,8 473,8 94,7 66,7

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т7/1 Мн2 Монт_46_3 25 25 10,6 0,7 0,7 0,2 0,2 21,1 20,8 0,4 0,4 332,5 143,1 92,4 67,6

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 1 Мн2 2 200 200 61,4 28,1 28,1 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,3 5068,0 2165,1 95,0 66,6

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 #5 будинок житловий 32 32 7,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,9 0,9 0,1 0,1 239,2 102,2 92,0 67,1

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 9 будинок житловий 50 50 12,4 4,0 4,0 0,2 0,2 18,5 18,2 0,6 0,6 504,1 218,0 93,5 68,8

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т7 Мн2 т7/1 100 100 12,9 4,6 4,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 697,2 298,4 92,5 66,5

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 4 Мн2 #5 50 50 16,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 671,0 282,9 94,4 66,7

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т7/1 Мн2 Монт_44 100 100 100,1 3,9 3,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 5411,9 2305,1 92,4 66,9

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т1 Мн2 4 200 200 80,7 27,0 26,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 6640,3 2844,5 94,7 66,8

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 3 будинок приватний АЖГИРЕЇВ ЇВГ 25 25 17,7 0,3 0,3 0,1 0,1 3,4 3,4 0,2 0,2 564,9 241,4 94,7 68,2

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 4 Мн2 т9 50 50 54,2 2,7 2,7 0,5 0,5 8,6 8,5 0,4 0,4 2201,3 932,3 94,4 65,8

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т11 Мн2 т12 40 40 29,2 1,2 1,2 0,2 0,2 5,4 5,3 0,3 0,3 1030,3 439,3 91,3 65,1

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т10 будинок житловий 40 40 17,1 1,2 1,2 0,1 0,1 5,4 5,3 0,3 0,3 614,9 266,8 93,3 68,3

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 14 будинок житловий 50 50 34,7 1,5 1,5 0,1 0,1 2,6 2,6 0,2 0,2 1402,5 598,7 93,0 67,7

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т14 будинок житловий 25 25 19,2 0,2 0,2 0,0 0,0 1,5 1,5 0,1 0,1 597,8 250,2 92,2 65,5

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т14 будинок житловий 25 25 8,5 0,3 0,3 0,0 0,0 4,0 3,9 0,2 0,2 264,6 113,8 92,2 67,2

4.1.21_1212_Монтажників 28 4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 1 200 200 14,8 31,8 31,7 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 1220,3 522,9 95,0 66,9

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т2 Мн2 #13 100 100 60,8 22,8 22,7 0,9 0,9 15,6 15,3 0,8 0,8 3341,6 1430,6 94,4 67,0

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 14 Мн2 15 50 50 22,6 4,9 4,9 0,6 0,6 26,9 26,5 0,7 0,7 912,3 390,3 93,0 67,4

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т3 Мн2 т4 100 100 49,8 21,6 21,6 0,7 0,7 14,0 13,8 0,8 0,8 2733,9 1170,5 94,1 67,0

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т9 Мн2 т10 50 50 21,6 2,7 2,7 0,2 0,2 8,6 8,5 0,4 0,4 868,8 371,9 93,6 65,9
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4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 #13 Мн2 #2313 100 100 32,5 22,8 22,7 0,5 0,5 15,6 15,3 0,8 0,8 1784,1 764,4 94,2 67,0

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 4 Мн2 т2 100 100 16,3 24,0 23,9 0,3 0,3 17,2 16,9 0,9 0,9 897,6 385,1 94,4 67,0

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т1 будинок житловий 25 25 70,0 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4 2,3 0,1 0,1 2230,9 871,3 94,7 62,4

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т10 Мн2 т11 50 50 76,0 1,5 1,5 0,2 0,2 2,7 2,7 0,2 0,2 3047,4 1281,8 93,3 65,1

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т11 будинок житловий 25 25 9,1 0,3 0,3 0,0 0,0 4,6 4,6 0,2 0,2 280,9 120,9 91,3 66,5

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 8 Мн2 9 100 100 8,0 9,3 9,3 0,0 0,0 2,6 2,6 0,3 0,3 435,5 186,6 93,6 67,3

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т12 будинок приватний ФО Волосатих 25 25 35,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1085,6 405,9 90,5 57,6

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 9 Мн2 т7 100 100 99,6 5,3 5,3 0,1 0,1 0,8 0,8 0,2 0,2 5455,3 2312,3 93,5 66,6

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т12 будинок житловий 40 40 11,3 1,1 1,1 0,1 0,1 4,6 4,5 0,3 0,3 397,2 171,1 90,5 66,3

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т6 Мн2 14 100 100 77,7 7,8 7,8 0,1 0,1 1,8 1,8 0,3 0,3 4257,3 1820,1 93,5 67,4

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т5 Мн2 8 100 100 17,8 9,3 9,3 0,0 0,0 2,6 2,6 0,3 0,3 975,4 417,9 93,7 67,3

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т3 будинок житловий 40 40 20,1 1,2 1,2 0,1 0,1 5,0 4,9 0,3 0,3 732,8 316,4 94,1 68,9

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 15 будинок житловий 50 50 53,9 2,3 2,3 0,3 0,3 6,2 6,1 0,3 0,3 2175,1 927,8 92,8 67,6

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т5 Мн2 т6 100 100 39,0 11,9 11,9 0,2 0,2 4,3 4,2 0,4 0,4 2135,0 914,4 93,7 67,3

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 15 будинок житловий 50 50 40,4 2,5 2,5 0,3 0,3 7,3 7,2 0,4 0,4 1629,9 697,6 92,8 67,8

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 #2313 Мн2 т3 100 100 10,2 22,8 22,7 0,2 0,2 15,6 15,3 0,8 0,8 561,8 240,7 94,2 67,1

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 7 будинок приватний Бриков Волод 32 32 7,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 259,4 110,8 91,8 66,6

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т4 Мн2 т5 100 100 126,8 21,2 21,2 1,7 1,7 13,5 13,3 0,8 0,8 6956,5 2978,5 94,0 67,2

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 #3 будинок житловий 32 32 13,3 1,2 1,2 0,2 0,2 16,7 16,5 0,4 0,4 465,5 199,2 94,0 68,9

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 2 Мн2 т14 25 25 39,0 0,5 0,5 0,4 0,4 10,4 10,2 0,3 0,3 1241,8 520,8 94,8 65,8

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 14 будинок житловий 50 50 13,6 1,5 1,5 0,0 0,0 2,5 2,4 0,2 0,2 548,1 235,4 93,0 68,2

4.1.21_1212_Монтажників 28 Мн2 т7 Мн2 Монт_46_1 25 25 9,0 0,7 0,7 0,2 0,2 18,4 18,2 0,4 0,4 283,4 122,0 92,5 67,8

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв 3 будинок житловий 75 75 21,1 4,8 4,8 0,1 0,1 3,1 3,1 0,3 0,3 1047,1 448,9 94,1 69,1

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв 1 Дмв 2 140 140 66,6 18,4 18,4 0,1 0,1 1,8 1,7 0,3 0,3 4551,5 1949,8 94,9 68,9

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв т.А Київська міська наркологічна к 40 40 9,8 4,9 4,9 0,9 0,9 90,3 88,8 1,1 1,1 363,2 156,1 94,5 69,5

4.1.22_1213 Деміївський 3 4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв БН КК_Дмв 150 150 10,5 23,9 23,9 0,0 0,0 2,0 2,0 0,4 0,4 718,9 308,1 95,0 68,9

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв 2 Дмв т.А 140 140 29,8 14,4 14,4 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 2036,8 872,7 94,6 69,0

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв т.А Дмв 3 90 90 64,6 9,5 9,5 0,3 0,3 4,7 4,6 0,4 0,4 3609,1 1542,0 94,5 68,9

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв 3 Дмв 4 75 75 37,4 4,7 4,7 0,1 0,1 3,0 3,0 0,3 0,3 1852,8 792,1 94,1 68,9

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв 2 будинок житловий 75 75 68,6 4,0 4,0 0,2 0,1 2,2 2,1 0,3 0,3 3411,9 1456,0 94,6 69,1

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв БН КК_Дмв Дмв 1 140 140 31,6 18,9 18,9 0,1 0,1 1,8 1,8 0,4 0,3 2162,6 924,8 95,0 68,7

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв 4 будинок житловий 65 65 11,9 4,7 4,7 0,1 0,1 6,4 6,3 0,4 0,4 536,1 229,7 93,7 68,9

4.1.22_1213 Деміївський 3 Дмв 1 Київська міська наркологічна к 50 50 38,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1600,0 665,3 94,9 67,3

4.1.23_1214_Голосіївська 19 Глс 3 будинок житловий 63 63 11,3 11,1 11,1 0,5 0,5 41,8 41,1 1,0 1,0 515,9 221,4 94,7 69,7

4.1.23_1214_Голосіївська 19 Глс 3 Глс 4 110 110 73,7 19,5 19,5 0,5 0,5 6,9 6,8 0,6 0,6 4125,3 1764,9 94,7 69,4

4.1.23_1214_Голосіївська 19 4.1.23_1214_Голосіївська 19 Глс БН_КК_Глс 100 100 5,7 49,8 49,8 0,4 0,4 74,4 73,2 1,8 1,8 321,5 137,8 95,0 69,5

4.1.23_1214_Голосіївська 19 Глс БН_КК_Глс будинок житловий 75 75 69,5 14,0 14,0 1,9 1,8 26,7 26,2 0,9 0,9 3471,8 1488,7 95,0 69,8

4.1.23_1214_Голосіївська 19 Глс БН_КК_Глс Глс 1 110 110 5,8 30,6 30,6 0,1 0,1 17,0 16,7 0,9 0,9 324,8 139,0 95,0 69,3

4.1.23_1214_Голосіївська 19 Глс 4 будинок житловий 63 63 13,4 7,9 7,9 0,3 0,3 21,4 21,1 0,7 0,7 607,7 260,6 94,5 69,5

4.1.23_1214_Голосіївська 19 Глс 4 будинок житловий 80 80 67,0 11,5 11,5 0,9 0,9 12,9 12,7 0,7 0,7 3332,6 1425,9 94,5 69,4

4.1.23_1214_Голосіївська 19 Глс 1 Глс 2 110 110 102,8 30,6 30,6 1,8 1,7 17,0 16,7 0,9 0,9 5757,6 2465,9 95,0 69,4

4.1.23_1214_Голосіївська 19 Глс 2 Глс 3 110 110 67,2 30,6 30,6 1,1 1,1 17,0 16,8 0,9 0,9 3762,6 1611,8 94,8 69,4

4.1.24_1215_Монтажників 1 4.1.24_1215_Монтажників 1 Мн1 БН_Мн1 80 80 5,3 16,6 16,6 0,1 0,1 26,6 26,2 1,0 0,9 266,4 114,2 95,0 69,9

4.1.24_1215_Монтажників 1 Мн1 БН_Мн1 будинок житловий 80 80 24,0 16,6 16,6 0,6 0,6 26,6 26,2 1,0 0,9 1200,7 514,5 95,0 69,9

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 ВОТЕ Бб4 БН КК_Бб4 100 100 10,5 25,0 25,0 0,2 0,2 18,8 18,5 0,9 0,9 585,0 251,1 95,0 70,0

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 1 Бб4 1/1 100 100 37,6 2,3 2,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2101,2 891,4 95,0 68,9

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 4 гуртожиток ДНЗ "КРВ професійне 80 80 20,3 13,2 13,2 0,3 0,3 17,0 16,7 0,8 0,7 1009,2 432,9 94,9 69,9

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 5 корпус навчальний ДНЗ "КРВ про 150 150 71,9 31,4 31,4 0,3 0,3 3,5 3,5 0,5 0,5 4826,1 2067,0 94,8 69,7

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 ВОТЕ Бб4 1 150 150 24,2 59,3 59,2 0,3 0,3 12,5 12,3 1,0 1,0 1629,5 697,7 95,0 69,6

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 4 Бб4 5 150 150 73,0 38,7 38,7 0,4 0,4 5,4 5,3 0,6 0,6 4904,6 2100,3 94,9 69,6
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4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 1/1 їдальня ДНЗ "КРВ професійне уч 80 80 17,3 2,3 2,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 852,5 364,9 94,1 69,0

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 1 Бб4 2 65 65 17,6 5,0 5,0 0,1 0,1 7,1 7,0 0,4 0,4 806,2 345,5 95,0 69,7

4.1.25_1216 Бубнова 4 4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 ВОТЕ 150 150 7,2 84,3 84,3 0,2 0,2 25,4 25,0 1,4 1,4 482,9 206,9 95,0 69,7

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 1 Бб4 4 150 150 73,0 52,0 52,0 0,7 0,7 9,7 9,5 0,8 0,8 4902,3 2100,8 95,0 69,6

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 5 майстерня №1 ДНЗ "КРВ професій 65 65 15,1 7,3 7,3 0,2 0,2 15,3 15,1 0,6 0,6 689,5 295,5 94,8 69,7

4.1.25_1216 Бубнова 4 Бб4 2 майстерня №2 ДНЗ "КРВ професій 65 65 14,8 5,0 5,0 0,1 0,1 7,1 7,0 0,4 0,4 675,4 289,3 94,8 69,8

4.1.26_1302 Добрий шлях 64 4.1.26_1302 Добрий шлях 64 будинок житловий 50 50 10,5 2,9 2,9 0,1 0,1 9,6 9,5 0,4 0,4 436,5 187,0 95,0 69,9

4.1.28_1401_Козацька, 67а Кзц Коз_67а будинок житловий 50 50 69,3 2,5 2,5 0,5 0,5 7,2 7,1 0,4 0,4 2927,9 1248,8 94,9 69,1

4.1.28_1401_Козацька, 67а Кзц Коз_67а Кзц ТК1 50 50 72,3 1,8 1,8 0,3 0,3 3,7 3,7 0,3 0,3 3058,6 1293,1 94,9 68,2

4.1.28_1401_Козацька, 67а Кзц ТК1 ОСББ "Козачка" 50 50 15,8 1,8 1,8 0,1 0,1 3,7 3,7 0,3 0,3 657,8 281,5 93,2 68,4

4.1.28_1401_Козацька, 67а 4.1.28_1401_Козацька, 67а Кзц Коз_67а 50 50 8,0 6,1 6,1 0,3 0,3 42,6 41,9 0,9 0,9 338,7 145,1 95,0 68,7

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк101 ЖУЛ тк101а 300 300 23,2 328,8 328,6 0,2 0,2 10,6 10,0 1,4 1,3 3006,7 1288,5 150,0 69,4

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк201 ЖУЛ тк202 200 200 21,7 30,4 30,3 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 2218,0 950,5 149,7 69,1

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк101 будівельний майданчик ТОВ "Кад 50 50 9,1 1,0 1,0 0,0 0,0 1,3 1,2 0,2 0,1 486,1 208,2 150,0 69,8

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк104 ЖУЛ БН Пулюя 5 250 250 42,6 78,1 78,0 0,1 0,1 1,6 1,5 0,5 0,5 4990,1 2135,9 149,8 69,0

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк104 ДЗ №63 УО Солом'янської РДА в 65 65 91,9 5,5 5,5 0,8 0,8 9,1 8,6 0,5 0,5 5641,1 2408,8 149,8 69,4

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ УТ 1 ЖУЛ тк103 300 300 8,1 282,9 282,7 0,1 0,1 7,9 7,4 1,2 1,1 1054,4 451,8 149,9 69,4

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк102 ЖУЛ УТ 1 300 300 81,3 309,9 309,7 0,8 0,7 9,5 8,9 1,3 1,2 10543,9 4518,4 149,9 69,4

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк106 ЖУЛ тк107 150 150 86,7 28,7 28,7 0,3 0,3 3,1 2,9 0,5 0,5 7286,3 3120,1 149,5 69,4

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк201 Вузол 50 50 18,7 6,9 6,9 1,1 1,0 56,8 53,3 1,1 1,0 992,1 425,5 149,3 69,0

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк205 Вузол 125 125 24,6 12,6 12,5 0,0 0,0 1,5 1,5 0,3 0,3 1976,1 846,5 148,2 69,1

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк106 будинок житловий 80 80 40,3 7,0 7,0 0,2 0,2 4,9 4,6 0,4 0,4 2655,9 1137,8 149,5 69,6

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк101в будинок житловий 150 150 20,9 18,9 18,9 0,0 0,0 1,3 1,3 0,3 0,3 1757,8 753,2 149,1 69,5

4.1.29_4102_Жуляни Вузол ЖУЛ тк205 125 125 22,3 12,6 12,5 0,0 0,0 1,5 1,4 0,3 0,3 1785,1 764,8 148,4 69,0

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк103 ЖУЛ УТ-1 150 150 72,0 94,2 94,2 2,4 2,2 33,2 31,2 1,6 1,5 6066,2 2605,1 149,9 69,9

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ УТ 1 будинок житловий 150 150 32,9 27,0 27,0 0,1 0,1 2,7 2,6 0,5 0,4 2772,2 1190,1 149,9 69,9

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк104 ЖУЛ тк201 200 200 112,7 30,8 30,7 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 11547,2 4932,9 149,7 68,7

4.1.29_4102_Жуляни Вузол Вузол 125 125 157,2 12,6 12,5 0,2 0,2 1,5 1,4 0,3 0,3 11256,1 4946,1 149,3 68,9

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк104 ЖУЛ тк105 200 200 65,3 47,3 47,3 0,1 0,1 1,9 1,7 0,5 0,4 6692,2 2871,1 149,7 69,4

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ БН Пулюя 5 ЖУЛ тк104 200 200 41,2 78,1 78,0 0,2 0,2 5,0 4,7 0,8 0,7 4224,4 1810,2 149,8 69,0

4.1.29_4102_Жуляни Вузол Вузол 150 150 106,1 26,5 26,5 0,3 0,3 2,6 2,5 0,5 0,4 8584,0 3820,1 149,6 69,1

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк204 ЖУЛ Пулюя 3-Б 125 125 38,5 22,4 22,4 0,2 0,2 4,9 4,6 0,6 0,5 5386,9 2307,2 149,3 69,2

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк104 ЦТП 80 80 26,0 48,2 48,2 6,1 5,7 235,6 221,1 2,9 2,7 1715,8 737,7 149,8 69,9

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк101б ЖУЛ тк101в 150 150 108,6 18,9 18,9 0,1 0,1 1,3 1,3 0,3 0,3 9124,9 3905,6 149,6 69,5

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк203 ЖУЛ тк204 150 150 68,7 22,4 22,4 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 5763,5 2466,6 149,5 69,0

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ Пулюя 3-Б СШ №318 УО Солом'янської РДА в 125 125 128,7 22,4 22,4 0,6 0,6 4,9 4,6 0,6 0,5 9194,2 4074,8 149,0 69,3

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк201 Вузол 150 150 22,3 26,5 26,5 0,1 0,1 2,6 2,5 0,5 0,4 1871,9 801,9 149,7 69,0

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ ут1 ЖУЛ Пулюя 2-4 150 150 26,7 23,9 23,9 0,1 0,1 2,1 2,0 0,4 0,4 2226,3 953,9 148,2 69,1

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ УТ-2 ЖУЛ Ернста 16 150 150 9,5 94,2 94,2 0,3 0,3 33,2 31,2 1,6 1,5 802,5 343,9 149,8 69,9

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк103 ЖУЛ тк104 300 300 74,5 188,7 188,5 0,3 0,2 3,5 3,3 0,8 0,8 9660,4 4135,1 149,9 69,2

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк202 ЖУЛ тк203 200 200 25,2 30,4 30,3 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 2584,7 1107,5 149,6 69,1

4.1.29_4102_Жуляни 4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк101 300 300 130,7 329,9 329,6 1,4 1,3 10,7 10,0 1,4 1,3 16951,4 7263,9 150,0 69,4

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк107 будинок житловий 80 80 15,0 13,3 13,3 0,3 0,3 18,1 17,0 0,8 0,8 985,6 422,7 149,3 69,6

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк105 ЖУЛ тк106 150 150 21,5 35,6 35,6 0,1 0,1 4,8 4,5 0,6 0,6 1806,1 773,7 149,6 69,3

4.1.29_4102_Жуляни Вузол будинок житловий 125 125 5,1 12,5 12,5 0,0 0,0 1,5 1,5 0,3 0,3 358,5 159,2 148,1 69,1

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк104 ЖУЛ тк201 125 125 111,9 56,9 56,8 3,5 3,3 31,6 29,6 1,4 1,3 9048,0 3871,4 149,8 69,0

4.1.29_4102_Жуляни Вузол будинок житловий 80 80 70,9 6,9 6,9 0,3 0,3 4,8 4,5 0,4 0,4 4661,8 1994,3 149,2 69,3

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк107 ОСББ "Гай,9" 80 80 66,6 8,4 8,4 0,5 0,4 7,2 6,7 0,5 0,5 4387,1 1875,8 149,3 69,4

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк105 будинок житловий 80 80 41,7 11,7 11,7 0,6 0,5 13,9 13,0 0,7 0,7 2753,5 1180,6 149,6 69,7

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк201 ЖУЛ ут1 150 150 313,8 23,9 23,8 0,7 0,6 2,1 2,0 0,4 0,4 26274,2 11223,0 149,3 69,1
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4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк101а ЖУЛ тк101б 150 150 82,4 18,9 18,9 0,1 0,1 1,3 1,3 0,3 0,3 6940,7 2967,9 149,9 69,3

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ УТ-1 ЖУЛ УТ-2 150 150 28,0 94,2 94,2 0,9 0,9 33,2 31,2 1,6 1,5 2364,6 1013,3 149,8 69,9

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк101а ЖУЛ тк102 300 300 58,5 309,9 309,7 0,6 0,5 9,5 8,9 1,3 1,2 7581,3 3249,2 149,9 69,4

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк203 ДЗ №109 "Золотий ключик" УО Со 80 80 35,2 8,0 8,0 0,2 0,2 6,4 6,1 0,5 0,4 2315,3 993,4 149,5 69,6

4.1.29_4102_Жуляни ЖУЛ тк107 будинок житловий 80 80 49,9 7,0 7,0 0,2 0,2 4,9 4,6 0,4 0,4 3288,8 1406,7 149,3 69,4

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв 2 Мдв 3 65 65 74,5 3,3 3,3 0,2 0,2 3,3 3,2 0,3 0,3 5456,1 3852,9 112,0 64,0

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв ВОТЕ Мдв 1а 150 150 40,9 11,5 11,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 3451,5 1465,4 114,9 64,0

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв 1 Мдв Мед1_радио 65 65 41,6 2,8 2,8 0,1 0,1 2,3 2,3 0,2 0,2 2508,1 1093,5 114,5 68,0

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв 3 Мдв НО18_цех 65 65 38,8 3,3 3,3 0,1 0,1 3,3 3,2 0,3 0,3 2806,7 2020,5 110,4 64,6

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв 2 Мдв 5 65 65 127,1 5,3 5,3 1,0 1,0 8,2 7,9 0,5 0,5 7590,4 3259,2 112,0 66,4

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв #2309 корпус технічної експлуатації 65 65 17,8 2,5 2,5 0,0 0,0 1,8 1,7 0,2 0,2 1102,2 473,8 114,6 69,4

4.1.30_4201_Медова 1 4.1.30_4201_Медова 1 Мдв ВОТЕ 150 150 12,6 17,1 17,1 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 1060,7 454,5 115,0 65,3

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв 1а Мдв 1 150 150 22,5 11,5 11,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1878,6 804,7 114,6 64,1

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв НО18_цех Мдв НО18_компр 65 65 30,6 3,3 3,3 0,1 0,1 3,2 3,1 0,3 0,3 1797,8 769,0 109,5 64,8

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв НО18_вбуд БПО КП "КТЕ" СП "КТМ" 32 32 47,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,1 0,1 1882,1 755,3 108,4 61,1

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв #2309 корпус навчальний КНУБіА 65 65 92,4 3,2 3,2 0,3 0,3 3,0 2,9 0,3 0,3 5723,3 2430,0 114,6 68,6

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв Мед1_радио корпус адміністративний (радіо 50 50 63,9 2,8 2,8 0,6 0,6 9,2 9,0 0,4 0,4 3054,1 1304,3 113,6 68,4

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв 5 корпус адміністративний (спеца 65 65 14,6 2,2 2,2 0,0 0,0 1,5 1,4 0,2 0,2 871,0 373,6 110,6 67,0

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв 1 Мдв 2 65 65 285,7 8,6 8,6 6,2 6,0 21,8 21,1 0,8 0,7 21318,3 14894,2 114,5 64,7

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв 5 корпус адміністративний (спору 50 50 65,9 3,0 3,0 0,7 0,7 10,7 10,4 0,5 0,4 3069,1 1308,7 110,6 66,6

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв НО18_вбуд компресорна КП "КТЕ" СП "КТМ" 32 32 28,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 1145,9 463,9 108,4 61,7

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв НО18_компр Мдв НО18_вбуд 65 65 23,4 2,2 2,2 0,0 0,0 1,4 1,4 0,2 0,2 1371,6 584,0 109,0 64,4

4.1.30_4201_Медова 1 Мдв ВОТЕ Мдв #2309 65 65 34,7 5,6 5,6 0,3 0,3 9,3 9,0 0,5 0,5 2116,7 921,4 114,9 68,4

4.1.31_4204_Білгородська 7 4.1.31_4204_Білгородська 7 Блг 1 200 200 61,7 102,2 102,2 0,5 0,5 8,3 8,1 0,9 0,9 6433,7 2756,7 95,0 69,8

4.1.31_4204_Білгородська 7 Блг 2 Блг 3 140 140 27,2 52,3 52,3 0,4 0,4 14,1 13,8 1,0 1,0 4189,8 1795,1 94,8 69,8

4.1.31_4204_Білгородська 7 Блг 1 Блг 2 200 200 50,5 52,3 52,3 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 5258,8 2251,5 94,9 69,8

4.1.32_4208_Смілянська 11 Смл БН КК гуртожиток Науково-методичний 80 80 46,3 13,5 13,5 0,8 0,8 17,7 17,5 0,8 0,8 2807,8 1203,0 95,0 69,8

4.1.32_4208_Смілянська 11 Смл БН КК будинок житловий 150 150 52,7 12,5 12,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 4165,1 1782,1 95,0 69,7

4.1.32_4208_Смілянська 11 4.1.32_4208_Смілянська 11 Смл БН КК 150 150 15,0 26,0 26,0 0,0 0,0 2,4 2,4 0,4 0,4 1185,5 508,0 95,0 69,7

4.1.33_4220_Волинська 69 Вол БН КК_Вол будинок житловий 100 100 77,0 12,6 12,6 0,4 0,4 4,8 4,7 0,5 0,5 4315,3 1845,6 95,0 69,7

4.1.33_4220_Волинська 69 4.1.33_4220_Волинська 69 Вол БН КК_Вол 100 100 5,2 25,5 25,5 0,1 0,1 19,5 19,2 0,9 0,9 290,5 124,5 95,0 69,7

4.1.33_4220_Волинська 69 Вол БН КК_Вол будинок житловий 100 100 27,0 8,2 8,2 0,1 0,1 2,0 2,0 0,3 0,3 1515,6 649,3 95,0 69,9

4.1.34_4405_Каменярів 32 4.1.34_4405_Каменярів 32 УО Солом'янської районної в м. 100 100 32,2 10,2 10,2 0,1 0,1 3,1 3,1 0,4 0,4 2250,7 963,8 95,0 69,8

4.1.35_4406_Каменярів 50 4.1.35_4406_Каменярів 50 УО Солом'янської районної в м. 50 50 12,2 5,6 5,6 0,4 0,4 36,2 35,6 0,8 0,8 340,6 244,8 95,0 70,0

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 112 МОС 113 250 250 48,1 86,4 86,2 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 5651,8 2421,8 148,4 68,0

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 302-У МОС 303-У 250 250 60,6 117,3 117,2 0,2 0,2 3,5 3,3 0,7 0,7 7194,7 3082,9 149,6 69,1

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-5 МОС 2УТ-6 250 250 18,5 125,0 125,0 0,1 0,1 4,0 3,8 0,8 0,7 2205,8 945,3 149,6 69,7

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-6 МОС 2УТ-7 200 200 79,7 125,0 125,0 1,0 1,0 12,9 12,1 1,2 1,1 8383,3 3592,2 149,6 69,7

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 202-9 МОС 202-7 200 200 66,9 38,7 38,7 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,3 6877,5 2946,1 146,3 68,1

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 303-У МОС ВТ-3 250 250 127,3 98,0 97,9 0,3 0,3 2,5 2,3 0,6 0,6 15116,2 6474,4 149,6 69,1

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 305-У МОС 305-УВ36БН 150 150 109,4 14,2 14,2 0,1 0,1 0,8 0,7 0,2 0,2 9292,2 3977,4 148,4 68,9

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 113 МОС 114 250 250 50,7 86,4 86,2 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 5957,3 2552,7 148,3 68,1

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 116 МОС 117 200 200 68,7 63,6 63,5 0,2 0,2 3,3 3,1 0,6 0,6 7109,1 3045,8 147,9 68,0

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 202-10/5-1 МОС 202-9 200 200 48,2 38,7 38,7 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,3 4956,9 2123,7 146,5 68,0

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 201а-У МОС 202-У 200 200 67,3 49,1 49,1 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 7078,8 3032,6 149,9 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС ВТ-3 МОС ВТ 3-2 200 200 141,6 64,3 64,3 0,5 0,5 3,4 3,2 0,6 0,6 14844,7 6369,2 149,4 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 105 МОС 105-1 250 250 128,1 93,6 93,3 0,3 0,3 2,2 2,1 0,6 0,5 15166,3 6512,1 149,6 69,0

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 201а-У_ВР МОС 201а-У 200 200 7,3 49,1 49,1 0,0 0,0 2,0 1,9 0,5 0,4 768,9 329,3 149,9 69,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 111 МОС 112 250 250 60,3 24,7 24,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 7047,3 3036,8 147,3 68,0

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 202-7 МОС 202-6 200 200 40,5 38,7 38,7 0,1 0,0 1,2 1,2 0,4 0,3 4162,1 1783,2 146,2 68,1
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4.1.36_6101_Московська-1 МОС 115 МОС 116 200 200 121,1 63,6 63,5 0,4 0,4 3,3 3,1 0,6 0,6 12540,0 5371,4 148,1 67,9

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 406-У МОС 406-1У 200 200 87,2 42,5 42,5 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 9160,7 3924,3 149,5 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 114 МОС 115 200 200 55,5 63,6 63,5 0,2 0,2 3,3 3,1 0,6 0,6 5757,3 2463,9 148,2 67,8

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 114 МОС 114_1 150 150 61,4 22,8 22,8 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 5200,4 2234,6 148,2 68,8

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 110 МОС 111 250 250 64,9 24,7 24,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 7582,7 3247,0 147,6 67,9

4.1.36_6101_Московська-1 4.1.36_6101_Московська-1 Вузол 400 400 7,1 763,0 761,5 0,1 0,1 12,6 11,8 1,8 1,7 1075,8 461,1 150,0 69,2

4.1.36_6101_Московська-1 МОС ВТ-2 МОС 302-У 250 250 98,9 117,3 117,2 0,3 0,3 3,5 3,3 0,7 0,7 11749,6 5034,2 149,7 69,1

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-4 МОС 2УТ-5 250 250 24,1 125,0 125,0 0,1 0,1 4,0 3,8 0,8 0,7 2869,3 1229,6 149,6 69,7

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 407-У МОС 407/1-У 200 200 101,5 56,5 56,5 0,3 0,3 2,6 2,5 0,5 0,5 10647,8 4561,0 149,2 69,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-1-3 МОС 2УТ-1-4 150 150 37,7 138,8 138,8 2,7 2,6 72,1 67,7 2,4 2,2 3247,6 1391,7 149,7 69,9

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 105 МОС 112 250 250 375,9 61,7 61,5 0,4 0,3 1,0 0,9 0,4 0,4 44498,4 18919,1 149,6 68,0

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 201-У МОС ВТ-1 300 300 178,0 134,8 134,6 0,3 0,3 1,8 1,7 0,6 0,5 23481,0 10041,5 150,0 69,1

4.1.36_6101_Московська-1 МОС УТ6 МОС 104-1А 350 350 102,2 190,3 189,8 0,2 0,2 1,6 1,5 0,6 0,6 14934,5 6399,2 149,7 68,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 121 МОС 202-10/5-1 200 200 281,9 38,8 38,7 0,4 0,3 1,2 1,2 0,4 0,3 29030,0 12416,0 147,2 67,9

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-8 МОС 2УТ-8а 200 200 50,8 125,0 125,0 0,7 0,6 12,9 12,1 1,2 1,1 5339,1 2287,9 149,5 69,8

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 104-1А МОС 104-1/2 150 150 9,2 34,9 34,9 0,0 0,0 4,6 4,3 0,6 0,6 785,9 338,2 149,6 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 120 МОС 121 200 200 55,1 38,8 38,7 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,3 5681,0 2433,7 147,4 67,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 201а-У_ВР МОС 2УТ-1 300 300 168,7 263,9 263,7 1,2 1,1 6,9 6,4 1,1 1,1 22276,5 9546,2 149,9 69,7

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 405-У МОС 406-У 300 300 33,7 112,6 112,5 0,0 0,0 1,2 1,2 0,5 0,5 4440,4 1902,8 149,5 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 104-1/2 МОС 104-1/3 150 150 120,6 34,9 34,9 0,6 0,5 4,6 4,3 0,6 0,6 10354,8 4434,3 149,6 69,7

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 202-У МОС 203-У 200 200 44,7 49,1 49,1 0,1 0,1 2,0 1,9 0,5 0,4 4697,4 2012,7 149,8 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 406а-У МОС 407-У 200 200 48,1 56,5 56,5 0,1 0,1 2,6 2,5 0,5 0,5 5046,6 2162,3 149,3 69,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 108 МОС 110 250 250 124,4 24,7 24,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 14565,6 6232,4 148,2 67,7

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 119 МОС 120 200 200 53,8 38,8 38,7 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,3 5545,1 2375,5 147,5 67,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС УТ5 МОС УТ6 300 300 87,1 190,3 189,8 0,3 0,3 3,6 3,3 0,8 0,8 11429,2 4897,4 149,8 68,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 107 МОС 108 250 250 24,7 24,7 24,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 2895,5 1240,6 148,3 67,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 118 МОС 119 200 200 56,3 38,8 38,7 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,3 5809,3 2488,7 147,7 67,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-2 МОС 2УТ-3 250 250 44,8 125,0 125,0 0,2 0,2 4,0 3,8 0,8 0,7 5335,7 2286,5 149,8 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС ВТ-1 МОС ВТ-2 250 250 67,3 117,3 117,2 0,2 0,2 3,5 3,3 0,7 0,7 8001,3 3426,9 149,8 69,1

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 117 МОС 118 200 200 60,9 38,8 38,7 0,1 0,1 1,2 1,2 0,4 0,3 6301,0 2691,2 147,8 67,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС УТ-8 МОС УТ-9 400 400 54,7 12,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8298,1 3549,8 149,5 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 106 МОС 107 250 250 92,0 24,8 24,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 10790,2 4618,9 148,8 67,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 101-У МОС 201-У 400 400 20,7 560,5 559,8 0,1 0,1 6,8 6,4 1,3 1,3 3157,7 1353,4 150,0 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 403-У МОС 402-У 150 150 78,8 19,3 19,3 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 6756,6 2893,0 149,4 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-1-2 МОС 2УТ-1-3 200 200 40,8 138,8 138,8 0,6 0,6 15,9 15,0 1,3 1,3 4292,9 1839,7 149,8 69,9

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 114_1 МОС 114_2 150 150 60,2 22,8 22,8 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 5113,8 2190,3 148,0 68,9

4.1.36_6101_Московська-1 МОС ВТ-1 МОС 301-У 150 150 32,4 17,4 17,4 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 2780,9 1194,9 149,8 69,8

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 406-1У МОС 406_ВТ6 200 200 21,0 42,5 42,5 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 2204,4 944,6 149,3 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 105-1 МОС 106 250 250 138,6 24,8 24,6 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 16445,2 6967,9 149,4 67,3

4.1.36_6101_Московська-1 МОС УТ2 МОС УТ5 350 350 196,8 190,3 189,7 0,3 0,3 1,6 1,5 0,6 0,6 28774,9 12327,1 149,9 68,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 101 МОС УТ2 350 350 34,4 190,3 189,7 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 5024,7 2153,3 150,0 68,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 406-У МОС 406а-У 200 200 96,7 56,5 56,5 0,3 0,2 2,6 2,5 0,5 0,5 10159,4 4350,0 149,5 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС гр.учета МОС 101 350 350 19,6 190,3 189,7 0,0 0,0 1,6 1,5 0,6 0,6 2859,7 1225,5 150,0 68,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-1-1 МОС 2УТ-1-2 200 200 54,1 138,8 138,8 0,9 0,8 15,9 15,0 1,3 1,3 5699,9 2442,5 149,8 69,8

4.1.36_6101_Московська-1 МОС гр.учета_У МОС 101-У 400 400 16,2 572,6 571,8 0,1 0,1 7,1 6,7 1,4 1,3 2460,1 1054,3 150,0 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 Вузол МОС гр.учета_У 400 400 28,3 572,6 571,8 0,2 0,2 7,1 6,7 1,4 1,3 4306,4 1847,5 150,0 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 Вузол МОС гр.учета 350 350 36,4 190,3 189,7 0,1 0,1 1,6 1,5 0,6 0,6 5343,7 2282,6 150,0 68,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 401-У МОС 405-У 300 300 100,7 112,6 112,5 0,1 0,1 1,2 1,2 0,5 0,5 13266,0 5683,7 149,7 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 210-У МОС 211-У 125 125 112,5 49,1 49,1 2,6 2,5 23,5 22,1 1,2 1,1 9320,5 3992,5 149,6 69,7

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-1 МОС 2УТ-2 300 300 68,8 125,1 125,0 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,5 9087,3 3891,6 149,9 69,6
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4.1.36_6101_Московська-1 МОС 406_ВТ6 МОС 406-2У 200 200 17,0 42,5 42,5 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 1785,3 765,1 149,2 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 203-У МОС 210-У 150 150 52,5 49,1 49,1 0,5 0,4 9,0 8,5 0,8 0,8 4512,5 1933,5 149,7 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 305-У МОС 305-УВ40БН 150 150 20,3 8,1 8,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1722,5 737,1 148,4 68,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-3 МОС 2УТ-4 250 250 104,7 125,0 125,0 0,4 0,4 4,0 3,8 0,8 0,7 12469,3 5342,6 149,7 69,7

4.1.36_6101_Московська-1 МОС ВТ-3 МОС 304-У 200 200 211,5 33,7 33,6 0,2 0,2 0,9 0,9 0,3 0,3 22174,3 9454,8 149,4 68,7

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 305-УВ40БН Вузол 150 150 73,7 8,1 8,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 6251,7 2673,7 148,2 68,8

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 201-У МОС 401-У 400 400 235,6 112,6 112,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 35887,8 15355,7 150,0 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 104-1/1 МОС 105 250 250 39,4 155,3 154,9 0,2 0,2 6,2 5,8 1,0 0,9 4666,3 1999,7 149,6 68,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 101-У МОС УТ-8 400 400 41,8 12,1 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6361,1 2716,0 150,0 69,1

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 104-1А МОС 104-1/1 250 250 17,1 155,3 154,9 0,1 0,1 6,2 5,8 1,0 0,9 2029,1 868,7 149,6 68,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 304-У МОС 304-УВ42БН 150 150 4,9 11,4 11,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 414,9 178,4 148,8 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 406-2У МОС 406-3У 200 200 4,0 42,5 42,5 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 416,6 178,6 149,2 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 201-У МОС 201а-У_ВР 400 400 88,1 313,1 312,8 0,2 0,2 2,1 2,0 0,8 0,7 13425,0 5758,7 150,0 69,6

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-1 МОС 2УТ-1-1 200 200 49,2 138,8 138,8 0,8 0,7 15,9 15,0 1,3 1,3 5181,6 2221,6 149,9 69,8

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 304-У МОС 305-У 150 150 95,9 22,3 22,3 0,2 0,2 1,9 1,8 0,4 0,4 8170,4 3492,6 148,8 68,5

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 303-У МОС 403-У 100 100 43,6 19,3 19,3 0,5 0,5 11,8 11,1 0,7 0,7 3228,3 1384,3 149,6 69,4

4.1.36_6101_Московська-1 МОС 2УТ-7 МОС 2УТ-8 200 200 17,2 125,0 125,0 0,2 0,2 12,9 12,1 1,2 1,1 1813,1 777,0 149,5 69,7

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 212 ФЕО 213 125 125 52,0 30,7 30,7 0,5 0,5 9,2 8,6 0,8 0,7 4338,7 1865,5 148,5 69,1

4.1.37_6102_Феофанія Фе2 204/4 208/ ФЕО 208-а 150 150 502,5 61,3 61,2 7,1 6,6 14,1 13,2 1,0 1,0 43442,7 18582,7 149,5 68,0

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 116 ФЕО 112 150 150 241,4 25,4 25,3 0,6 0,5 2,4 2,3 0,4 0,4 21030,9 8968,9 149,5 69,1

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 208 ФЕО 208/1 200 200 60,1 122,7 122,4 0,7 0,7 12,4 11,6 1,2 1,1 6386,5 2736,7 149,7 67,7

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 203 ФЕО 202-а 200 200 50,9 24,7 24,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 5441,5 2330,7 149,7 69,2

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 103 ФЕО 105 200 200 423,3 57,8 57,7 1,2 1,1 2,8 2,6 0,6 0,5 45318,5 19342,0 149,9 69,4

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 205 ФЕО 203 200 200 56,2 24,7 24,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 5991,9 2576,7 149,9 69,1

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 102 ФЕО 103 200 200 74,2 101,1 100,9 0,6 0,6 8,5 7,9 1,0 0,9 7919,5 3403,8 150,0 69,2

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 208-а ФЕО 212 150 150 195,4 19,5 19,5 0,3 0,3 1,4 1,3 0,3 0,3 16865,5 7228,3 148,7 68,3

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 112 ФЕО 105 150 150 205,8 25,3 25,3 0,5 0,5 2,4 2,3 0,4 0,4 17843,4 7661,6 148,7 69,4

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 206 ФЕО 208 200 200 145,7 122,7 122,4 1,8 1,7 12,4 11,6 1,2 1,1 15504,6 6633,1 149,9 67,7

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 208/1 ФЕО 212 150 150 683,7 61,3 61,2 9,6 9,0 14,1 13,2 1,0 1,0 59180,7 25286,6 149,7 68,3

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 219 ФЕО 221 125 125 142,8 22,8 22,8 0,7 0,7 5,1 4,8 0,6 0,5 11822,3 5058,3 147,4 68,0

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 208-а-1(3) ФЕО 1-3_нов 150 150 361,0 19,4 19,4 0,5 0,5 1,4 1,3 0,3 0,3 31145,9 13202,7 148,6 67,4

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 1-3_нов Збл 1-3 150 150 3,7 19,4 19,4 0,0 0,0 1,4 1,3 0,3 0,3 318,4 136,4 147,0 67,4

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 219 гуртожиток ТОВ  "Сейм-93" 80 80 24,4 2,7 2,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,2 0,2 1590,2 681,8 147,4 68,5

4.1.37_6102_Феофанія Збл 1-3 Збл 1-4 100 100 62,6 8,2 8,2 0,1 0,1 2,1 2,0 0,3 0,3 4563,5 1952,2 147,0 67,6

4.1.37_6102_Феофанія Збл 1-1 Збл З144_турБН 150 150 25,0 11,2 11,2 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 2133,9 914,1 146,4 67,8

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 208-а ФЕО 208-а-1(3) 150 150 65,4 41,8 41,7 0,4 0,4 6,5 6,1 0,7 0,7 5641,1 2417,4 148,7 68,1

4.1.37_6102_Феофанія Збл 1-5 будинок житловий 80 80 14,6 3,3 3,3 0,0 0,0 1,1 1,1 0,2 0,2 941,0 403,0 145,3 67,6

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 103 ФЕО 116 200 200 59,5 43,3 43,2 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 6366,2 2725,4 149,9 69,3

4.1.37_6102_Феофанія Збл 1-2 Збл 1-1 150 150 57,9 11,2 11,2 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 4942,8 2115,8 146,8 67,8

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 202-а ФЕО 116 200 200 94,9 24,7 24,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 10140,3 4350,3 149,5 69,3

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 116 ФЕО 117 150 150 49,1 42,7 42,6 0,3 0,3 6,8 6,4 0,7 0,7 4279,9 1836,7 149,5 69,7

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 212/2 ФЕО 212/2Заб13 50 50 13,6 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 580,4 247,7 119,0 54,4

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 218 ФЕО 219 200 200 124,5 25,5 25,5 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 13156,3 5612,2 147,9 67,8

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО гр.учета1 ФЕО гр.учета2 300 300 6,7 267,2 266,7 0,0 0,0 7,0 6,6 1,1 1,1 896,2 384,1 150,0 68,5

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО Феофания-1 ФЕО гр.учета1 300 300 15,2 267,2 266,7 0,1 0,1 7,0 6,6 1,1 1,1 2021,4 866,3 150,0 68,5

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 221 будинок житловий 80 80 22,3 1,7 1,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1451,4 619,7 146,9 68,1

4.1.37_6102_Феофанія 4.1.37_6102_Феофанія ФЕО Феофания-1 300 300 13,8 267,2 266,7 0,1 0,1 7,0 6,6 1,1 1,1 1835,0 786,4 150,0 68,5

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 205 ФЕО 206 200 200 65,0 141,3 141,0 1,1 1,0 16,5 15,4 1,4 1,3 6928,4 2966,8 149,9 68,0

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 212 ФЕО 212/2 125 125 176,9 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14756,6 5011,5 148,5 53,9

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 213 будинок адміністративний 80 80 67,4 30,7 30,7 6,4 6,1 95,7 89,9 1,8 1,7 4444,3 1904,0 148,4 69,2
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4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 221 ФЕО 221_Заб128 125 125 141,1 21,1 21,1 0,6 0,6 4,3 4,1 0,5 0,5 11663,1 4991,5 146,9 68,2

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 102 ФЕО 205 250 250 87,2 166,1 165,8 0,6 0,6 7,1 6,6 1,0 1,0 10472,9 4479,2 150,0 68,1

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 208/1 Фе2 204/4 208/ 150 150 161,4 61,3 61,2 2,3 2,1 14,1 13,2 1,0 1,0 13969,0 5979,8 149,7 67,7

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 212 ФЕО 216 150 150 271,5 49,6 49,5 2,5 2,3 9,2 8,6 0,8 0,8 23426,5 10015,9 148,5 68,2

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО гр.учета2 ФЕО 102 300 300 21,9 267,2 266,7 0,2 0,1 7,0 6,6 1,1 1,1 2917,5 1250,3 150,0 68,5

4.1.37_6102_Феофанія Збл 1-4 будинок житловий 80 80 22,9 4,9 4,9 0,1 0,1 2,4 2,3 0,3 0,3 1487,2 638,1 146,4 68,1

4.1.37_6102_Феофанія Збл 1-4 Збл 1-5 80 80 56,5 3,3 3,3 0,1 0,1 1,1 1,1 0,2 0,2 3667,8 1562,7 146,4 67,5

4.1.37_6102_Феофанія ФЕО 216 ФЕО 218 150 150 71,3 49,6 49,5 0,7 0,6 9,2 8,6 0,8 0,8 6134,9 2628,4 148,0 68,3

4.1.37_6102_Феофанія Збл З144_турБН СШ №236 Управління освіти Голо 150 150 47,5 6,7 6,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4042,4 1727,7 146,2 67,9

4.1.37_6102_Феофанія Збл 1-3 Збл 1-2 150 150 23,4 11,2 11,2 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 1996,2 855,3 147,0 67,6

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 307 будинок житловий 80 80 15,0 2,8 2,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 966,3 413,7 145,6 67,7

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 401 будинок житловий 100 100 118,5 2,3 2,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 8719,3 3668,4 149,1 67,8

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 103 НК 104 300 300 67,6 166,0 165,9 0,2 0,2 2,7 2,5 0,7 0,7 8947,3 3837,3 149,9 69,2

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК БН_НПир_25 НК 301 150 150 13,6 15,9 15,9 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1166,0 499,6 149,8 68,0

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 104 НК 105 200 200 21,6 158,9 158,7 0,5 0,4 20,9 19,6 1,5 1,4 2285,3 979,3 149,9 69,2

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 110 НК 206 125 125 21,2 11,6 11,6 0,0 0,0 1,3 1,2 0,3 0,3 1758,7 753,3 148,7 68,7

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/3 НК БН_НКор_68 100 100 31,8 15,1 15,1 0,2 0,2 7,2 6,7 0,6 0,5 2344,5 1007,3 149,0 69,2

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 105 НК БННКорч_92 150 150 133,5 55,3 55,3 1,5 1,4 11,5 10,8 0,9 0,9 11538,1 4937,0 149,9 69,1

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 104 будинок житловий 80 80 35,1 7,2 7,2 0,2 0,2 5,2 4,9 0,4 0,4 2326,1 998,0 149,9 69,8

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 205 будинок житловий 65 65 20,5 3,3 3,3 0,1 0,1 3,2 3,0 0,3 0,3 1249,6 536,6 149,2 69,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 103 НК БН_НПир_25 150 150 21,2 15,9 15,9 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1833,0 781,4 149,9 68,0

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 208 будинок житловий 80 80 76,3 4,5 4,5 0,2 0,2 2,1 2,0 0,3 0,3 5004,9 2136,1 148,2 68,6

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/2 НК 101/3 200 200 49,5 45,4 45,4 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 5202,1 2228,8 149,1 68,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 102 НК 103 300 300 77,4 190,7 190,5 0,3 0,3 3,6 3,4 0,8 0,8 10246,6 4390,8 150,0 69,0

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК БН_НПир_19 НК 208 100 100 29,7 8,9 8,9 0,1 0,1 2,5 2,4 0,3 0,3 2187,9 934,7 148,5 68,4

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/1 НК 101/2 200 200 190,7 45,4 45,3 0,3 0,3 1,7 1,6 0,4 0,4 20079,8 8595,5 149,5 68,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 202 НК 203 200 200 124,1 98,1 98,1 1,0 0,9 8,0 7,5 0,9 0,9 13143,3 5630,8 149,7 69,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 103 НК 401 100 100 55,8 5,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 4146,3 1760,9 149,9 67,9

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 305 НК 306 80 80 48,9 2,8 2,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 3203,7 1357,1 148,1 67,1

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/6 Державне підприємство "Наш дім 65 65 24,6 1,9 1,9 0,0 0,0 1,1 1,0 0,2 0,2 1472,3 629,6 146,3 67,9

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 105 НК 201 200 200 99,2 103,5 103,4 0,9 0,8 8,9 8,3 1,0 0,9 10511,7 4506,3 149,9 69,4

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК БННКорч_92 будинок житловий 65 65 33,3 1,5 1,5 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,1 2042,3 870,3 149,6 69,2

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 304 НК 305 125 125 74,5 12,0 12,0 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 6143,1 2629,1 148,6 68,4

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 203 НК 204 200 200 30,8 98,1 98,1 0,2 0,2 8,0 7,5 0,9 0,9 3264,2 1398,8 149,5 69,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 107 будинок житловий 65 65 24,7 2,8 2,8 0,1 0,1 2,3 2,2 0,3 0,2 1507,0 645,3 149,0 69,3

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 107 будинок житловий 80 80 46,1 4,0 4,0 0,1 0,1 1,6 1,5 0,2 0,2 3045,0 1301,8 149,0 69,2

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 106 НК 107 80 80 17,9 6,7 6,7 0,1 0,1 4,6 4,4 0,4 0,4 1178,7 505,3 149,2 68,9

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 208 будинок житловий 65 65 40,9 4,4 4,4 0,2 0,2 5,9 5,5 0,4 0,4 2479,8 1062,4 148,2 68,9

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК БН_НКор_68 Вузол 80 80 56,0 15,1 15,1 1,3 1,2 23,1 21,7 0,9 0,9 3694,8 1582,4 148,8 69,3

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 301 НК 302 125 125 49,8 12,0 12,0 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 4125,1 1763,0 149,7 67,8

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 56/66_3 поліклініка Поліклініка сімейн 100 100 59,9 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4305,2 1808,5 145,6 66,1

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/1 корпус навчальний ННЦ ПТО НАПУ 100 100 51,8 2,3 2,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3825,0 1631,6 149,5 69,0

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК БН_НПир_19 будинок житловий 65 65 76,9 2,7 2,7 0,2 0,2 2,3 2,1 0,2 0,2 4684,2 1987,8 148,5 68,4

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 202 будинок житловий 65 65 23,3 3,8 3,8 0,1 0,1 4,5 4,2 0,4 0,3 1431,1 612,9 149,7 69,7

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 301 будинок житловий 65 65 43,6 3,9 3,9 0,2 0,2 4,5 4,3 0,4 0,3 2659,8 1144,4 149,7 69,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101 НК 102 300 300 31,9 190,8 190,5 0,1 0,1 3,6 3,4 0,8 0,8 4225,3 1812,0 150,0 69,0

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101 будинок житловий 100 100 31,3 7,6 7,6 0,1 0,1 1,8 1,7 0,3 0,3 2321,9 998,4 150,0 69,9

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 103-1 будинок житловий 50 50 22,0 2,0 2,0 0,1 0,1 5,0 4,7 0,3 0,3 1169,5 500,8 147,8 68,6

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/4 НК 56/66_3 100 100 112,0 3,0 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 8239,5 3452,8 148,4 66,6

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 106 НК 108 125 125 49,2 23,1 23,1 0,3 0,2 5,2 4,9 0,6 0,5 4083,0 1748,7 149,2 68,7
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4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК БННКорч_92 НК 106 150 150 152,7 29,9 29,8 0,5 0,5 3,3 3,1 0,5 0,5 13175,8 5624,9 149,6 68,7

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 401 будинок житловий 50 50 11,1 2,7 2,7 0,1 0,1 8,8 8,3 0,4 0,4 592,4 255,5 149,1 69,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 303 НК 304 125 125 52,8 12,0 12,0 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 4359,5 1866,5 148,9 68,1

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 201 ДЗ №596 Управління освіти Голо 50 50 67,1 1,6 1,6 0,2 0,2 2,9 2,7 0,2 0,2 3626,2 1532,7 149,7 68,8

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 306 НК 307 80 80 54,4 2,8 2,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 3521,6 1504,0 146,9 67,6

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 204 НК 205 200 200 51,0 20,4 20,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 5404,2 2304,1 149,5 68,7

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 205 НК 206 200 200 55,6 17,1 17,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5853,5 2503,3 149,2 68,7

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 305 НК НПирог_27 80 80 26,7 9,2 9,2 0,2 0,2 8,6 8,1 0,6 0,5 1749,6 751,4 148,1 69,0

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101 НК 101/1 200 200 206,6 47,7 47,6 0,4 0,4 1,9 1,8 0,5 0,4 21863,9 9326,5 150,0 68,3

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/3 НК 101/4 150 150 203,4 30,3 30,3 0,7 0,7 3,4 3,2 0,5 0,5 17451,1 7456,7 149,0 68,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 204 будинок житловий 65 65 11,7 2,9 2,9 0,0 0,0 2,5 2,4 0,3 0,2 717,7 307,4 149,5 69,6

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 110 НК НКорч_94а 80 80 50,2 11,5 11,5 0,7 0,6 13,4 12,6 0,7 0,6 3304,4 1416,7 148,7 69,2

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/4-1 НК 56/66_АБ 65 65 22,5 3,8 3,8 0,1 0,1 4,4 4,1 0,3 0,3 1357,7 581,8 147,5 67,9

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 108 НК 109 125 125 55,1 23,1 23,1 0,3 0,3 5,2 4,9 0,6 0,5 4566,9 1956,2 149,0 68,8

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 109 НК 110 125 125 35,6 23,1 23,1 0,2 0,2 5,2 4,9 0,6 0,5 2946,9 1262,5 148,8 68,9

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 302 НК 303 125 125 67,0 12,0 12,0 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 5536,6 2369,9 149,4 68,0

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 201 НК 202 200 200 76,3 102,0 101,9 0,7 0,6 8,6 8,1 1,0 0,9 8082,8 3463,7 149,7 69,4

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 206 НК БН_НПир_19 200 200 78,4 28,8 28,8 0,1 0,1 0,7 0,6 0,3 0,3 8239,0 3528,3 148,8 68,8

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/4 НК 101/4-1 125 125 63,6 5,6 5,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 5247,7 2229,7 148,4 67,6

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 103-1 будинок житловий 50 50 31,7 1,7 1,7 0,1 0,1 3,7 3,5 0,3 0,3 1689,9 721,7 147,8 68,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84
4.1.38_6201_Набережно-

Корч 84 НК 101 300 300 17,5 246,1 245,7 0,1 0,1 6,0 5,6 1,1 1,0 2317,9 993,3 150,0 68,8

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 56/66_АБ НК 101/6 65 65 24,4 1,9 1,9 0,0 0,0 1,1 1,0 0,2 0,2 1469,5 626,4 147,1 67,5

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 103 НК 103-1 65 65 133,4 3,8 3,8 0,6 0,5 4,3 4,1 0,3 0,3 8185,8 3459,8 149,9 68,2

4.1.38_6201_Набережно-Корч 84 НК 101/4-1 будинок житловий 80 80 47,5 1,8 1,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 3090,4 1316,2 147,5 68,0

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 205 будинок житловий 50 50 55,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,1 2924,0 1246,8 148,0 67,3

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 204 КЗ 205 150 150 19,1 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1638,2 686,2 149,2 64,6

4.1.39_6202_Конча-Заспа Вузол КЗ 207 50 50 4,1 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 215,1 92,2 147,5 67,5

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ БН_Мати_3 будинок житловий 100 100 47,8 6,3 6,3 0,1 0,1 1,3 1,2 0,2 0,2 3459,8 1480,5 146,1 67,9

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 204 КЗ 204-1 80 80 36,7 1,1 1,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2412,8 1008,6 149,2 65,3

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 203 КЗ 204 150 150 34,9 10,2 10,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2991,3 1281,9 149,5 68,3

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 211 будинок житловий ОСББ "Матикін 65 65 42,3 11,5 11,5 1,7 1,6 39,9 37,5 1,0 1,0 2591,5 1111,4 149,5 69,6

4.1.39_6202_Конча-Заспа Вузол Будинок відпочинку "Конча-Засп 50 50 12,0 2,1 2,1 0,1 0,1 5,2 4,9 0,3 0,3 637,2 275,8 149,1 69,4

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 209 КЗ 210 100 100 42,0 17,1 17,1 0,4 0,4 9,3 8,7 0,7 0,6 3113,0 1333,5 149,8 69,2

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 209 Будинок відпочинку "Конча-Засп 65 65 55,7 3,9 3,9 0,3 0,2 4,6 4,3 0,4 0,3 3416,6 1460,9 149,8 69,5

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 102 КЗ БН_Мати_3 100 100 48,9 6,3 6,3 0,1 0,1 1,3 1,2 0,2 0,2 3542,7 1516,0 146,6 67,6

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 205 КЗ 206 150 150 41,9 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3503,6 1469,8 148,0 65,6

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 201 КЗ 202 150 150 22,4 41,1 41,1 0,1 0,1 6,3 5,9 0,7 0,7 1933,8 829,1 150,0 69,4

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 101 Вузол 200 200 57,4 9,1 9,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6041,9 2565,2 149,7 67,0

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 201 КЗ #2 100 100 23,7 21,0 21,0 0,3 0,3 13,9 13,1 0,8 0,8 1759,1 753,0 150,0 69,0

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 101 КЗ т.1 100 100 57,0 16,0 16,0 0,5 0,4 8,0 7,5 0,6 0,6 4211,8 1811,5 149,7 69,4

4.1.39_6202_Конча-Заспа 4.1.39_6202_Конча-Заспа Вузол 250 250 9,2 92,2 92,2 0,0 0,0 2,2 2,0 0,6 0,5 1103,3 472,8 150,0 69,0

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 204-1 будинок житловий 50 50 39,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 2038,6 864,0 147,0 66,7

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ #1 Будинок відпочинку "Конча-Засп 50 50 22,6 2,1 2,1 0,1 0,1 5,4 5,1 0,3 0,3 1213,2 519,1 149,1 69,3

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ т.1 Будинок відпочинку "Конча-Засп 100 100 5,5 8,4 8,4 0,0 0,0 2,2 2,1 0,3 0,3 405,9 174,2 149,5 69,7

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 210 КЗ #1 50 50 19,5 2,1 2,1 0,1 0,1 5,4 5,1 0,3 0,3 1050,0 448,8 149,6 69,1

4.1.39_6202_Конча-Заспа Вузол КЗ 101 250 250 53,2 25,1 25,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 6357,0 2713,2 150,0 68,4

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 202 КЗ 203 150 150 55,0 10,9 10,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4750,9 2018,9 149,9 68,0

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 207 ДЗ №73 Управління освіти Голос 50 50 15,5 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 820,6 350,5 147,2 68,0

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 210 КЗ 211 100 100 29,3 15,0 15,0 0,2 0,2 7,1 6,7 0,6 0,5 2172,4 930,9 149,6 69,3

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 206 будинок житловий 50 50 13,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 677,6 289,6 142,7 66,0
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4.1.39_6202_Конча-Заспа Вузол Вузол 200 200 106,2 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 11068,0 4708,0 149,1 67,0

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 202 Вузол 80 80 26,2 30,3 30,3 2,4 2,3 92,9 87,2 1,8 1,7 1738,8 747,0 149,9 69,9

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 212 будинок житловий 65 65 43,1 1,9 1,9 0,0 0,0 1,1 1,0 0,2 0,2 2628,6 1121,3 149,1 68,9

4.1.39_6202_Конча-Заспа Вузол КЗ 201 200 200 22,4 62,1 62,1 0,1 0,1 3,2 3,0 0,6 0,6 2371,4 1017,2 150,0 69,2

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 203 будинок адміністративний УКТта 80 80 47,4 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3122,5 1304,9 149,5 67,5

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 211 КЗ 212 65 65 20,1 3,5 3,5 0,1 0,1 3,8 3,5 0,3 0,3 1233,5 525,9 149,5 68,5

4.1.39_6202_Конча-Заспа Вузол КЗ 102 200 200 53,1 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5490,6 2347,2 147,5 67,4

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 204-1 будинок житловий 50 50 36,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 1882,3 799,4 147,0 66,9

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ #2 КЗ 209 100 100 26,3 21,0 21,0 0,4 0,3 13,9 13,1 0,8 0,8 1952,9 836,7 149,9 69,1

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ т.1 Будинок відпочинку "Конча-Засп 65 65 98,3 7,6 7,6 1,7 1,6 17,2 16,2 0,7 0,6 6032,0 2575,3 149,5 69,4

4.1.39_6202_Конча-Заспа Вузол ЦТП 100 100 7,7 5,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 572,5 246,3 150,0 69,9

4.1.39_6202_Конча-Заспа КЗ 212 будинок житловий 65 65 25,3 1,6 1,6 0,0 0,0 0,8 0,8 0,1 0,1 1544,2 660,8 149,1 69,1

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 4 Реконструкція будівлі магазину 50 50 29,5 2,2 2,2 0,2 0,2 5,6 5,5 0,3 0,3 1226,3 525,1 94,5 69,2

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 2 будинок житловий 50 50 39,6 7,2 7,2 2,3 2,3 58,8 57,9 1,1 1,0 1652,7 711,7 94,9 69,8

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 2 Нк6 2/1 150 150 11,1 43,7 43,6 0,1 0,1 6,8 6,7 0,7 0,7 760,0 325,4 94,9 68,6

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 3 Нк6 3_1 150 150 51,1 36,0 36,0 0,2 0,2 4,6 4,6 0,6 0,6 3509,7 1503,3 94,6 68,8

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 5 Нк6 5/1 100 100 76,2 8,5 8,5 0,2 0,2 2,2 2,1 0,3 0,3 4250,2 1817,2 94,2 68,9

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 4 будинок житловий 63 63 10,4 5,8 5,8 0,1 0,1 11,4 11,2 0,5 0,5 469,1 201,9 94,5 69,6

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 9 будинок житловий 90 90 6,5 4,8 4,8 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,2 359,8 154,2 93,2 68,6

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 3_1 Нк6 3_оп2 150 150 3,2 36,0 36,0 0,0 0,0 4,6 4,6 0,6 0,6 220,2 94,4 94,5 68,8

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 6 Нк6 Наук_74 80 80 41,9 7,4 7,4 0,2 0,2 5,3 5,2 0,4 0,4 2077,8 889,6 93,9 69,0

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 2/1_по Нк6 3 150 150 163,6 43,7 43,6 1,1 1,1 6,8 6,7 0,7 0,7 11241,0 4813,1 94,9 68,8

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 5 Нк6 Наук_72 80 80 52,2 14,7 14,7 1,1 1,1 21,1 20,7 0,8 0,8 2591,8 1111,7 94,2 69,0

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 Наук_72 Нк6 6 80 80 17,9 7,4 7,4 0,1 0,1 5,3 5,2 0,4 0,4 888,7 380,1 94,0 68,8

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 3_оп2 Нк6 4 150 150 10,8 36,0 36,0 0,1 0,0 4,6 4,6 0,6 0,6 741,6 317,8 94,5 68,8

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 5/2 ТОВ 80 80 11,4 8,5 8,5 0,1 0,1 6,9 6,8 0,5 0,5 563,8 241,6 93,6 68,9

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 1 Нк6 2 150 150 44,1 50,8 50,8 0,4 0,4 9,2 9,1 0,8 0,8 3036,6 1300,2 95,0 68,8

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 5 Нк6 9 70 70 105,8 4,8 4,8 0,5 0,5 4,5 4,4 0,4 0,4 4782,8 2034,6 94,2 68,6

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 БН КК Нк6 1 150 150 21,1 58,2 58,1 0,3 0,3 12,1 11,9 0,9 0,9 1452,3 621,9 95,0 68,9

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 3 Нк6 3_оп1 150 150 3,3 7,7 7,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 227,9 97,8 94,6 68,9

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 1 будинок житловий 80 80 49,3 7,3 7,3 0,3 0,3 5,2 5,1 0,4 0,4 2461,7 1058,6 95,0 69,7

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 5/1 Нк6 5/2 80 80 13,3 8,5 8,5 0,1 0,1 6,9 6,8 0,5 0,5 659,1 282,4 93,7 68,9

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 2/1 Нк6 2/1_по 150 150 14,2 43,7 43,6 0,1 0,1 6,8 6,7 0,7 0,7 976,4 418,4 94,9 68,6

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 4 Нк6 5 100 100 139,2 28,0 28,0 3,3 3,2 23,5 23,1 1,0 1,0 7781,6 3328,0 94,5 68,7

4.1.41_6205_Науки 64 Нк6 3_оп1 будинок житловий 80 80 99,6 7,7 7,7 0,6 0,6 5,7 5,6 0,4 0,4 4961,9 2121,6 94,6 69,2

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 тк1-2 ОСББ "Китаїв" 150 150 52,0 17,6 17,6 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 6679,4 2858,6 93,7 68,7

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 Китаївська,22 Кт3 1/1 125 125 42,0 15,9 15,9 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 2815,6 1205,4 94,9 69,6

4.1.42_6206_Китаївська 22 4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 тк1 150 150 30,5 62,8 62,7 0,4 0,4 14,1 13,8 1,0 1,0 2091,9 896,4 95,0 69,0

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 тк1 Кт3 тк2 150 150 155,3 43,3 43,2 1,0 1,0 6,7 6,6 0,7 0,7 10666,5 4560,7 95,0 68,9

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 1/1 СШ №122 Управління освіти Голо 125 125 33,3 15,9 15,9 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 2232,9 956,5 94,7 69,6

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 тк2 Кт3 БН_Науки 88 150 150 45,7 25,7 25,7 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 3130,9 1345,9 94,7 69,5

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 тк1 Кт3 Китаївська,22 125 125 34,7 19,5 19,5 0,1 0,1 3,6 3,5 0,5 0,5 2322,8 998,2 95,0 69,6

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 тк2 Кт3 тк1-2 150 150 141,7 17,6 17,6 0,2 0,2 1,1 1,1 0,3 0,3 18372,2 7804,3 94,7 68,5

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 4 будинок житловий 100 100 11,0 21,7 21,7 0,2 0,2 14,1 13,9 0,8 0,8 616,9 264,4 94,4 69,5

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 БН_Науки 88 Кт3 тк3 100 100 13,8 21,7 21,7 0,2 0,2 14,1 13,9 0,8 0,8 776,8 332,8 94,6 69,5

4.1.42_6206_Китаївська 22 Кт3 тк3 Кт3 4 100 100 52,9 21,7 21,7 0,7 0,7 14,1 13,9 0,8 0,8 2966,5 1270,7 94,6 69,5

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 ВТ1 ЧП2 ВТ2 140 140 45,3 34,4 34,4 0,3 0,3 6,1 6,0 0,6 0,6 3037,8 1302,1 95,0 69,6

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 Крзнам_44а ДЗ №389 Управління освіти Голо 50 50 132,2 4,7 4,7 3,3 3,2 24,9 24,5 0,7 0,7 5438,9 2306,8 94,8 68,9

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 ВТ2 будинок житловий 140 140 16,2 26,2 26,2 0,1 0,1 3,5 3,5 0,5 0,5 1084,4 465,5 94,9 69,9

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 ВТ7 будинок житловий 110 110 13,5 17,2 17,2 0,1 0,1 5,4 5,3 0,5 0,5 755,7 323,8 94,9 69,9
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4.1.43_6207_Червонопрапорна48
4.1.43_6207_Червонопрапор

на48 ЧП2 БН КК 140 140 5,5 85,3 85,2 0,2 0,2 37,3 36,7 1,6 1,6 370,4 158,7 95,0 69,7

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 ВТ1 ЧП2 ВТ4 110 110 46,3 15,8 15,8 0,2 0,2 4,6 4,5 0,5 0,5 2590,3 1108,4 95,0 69,4

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 ВТ4 ЧП2 Крзнам_44а 110 110 14,7 15,8 15,8 0,1 0,1 4,6 4,5 0,5 0,5 820,9 351,8 94,8 69,4

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 БН КК ЧП2 ВТ7 110 110 23,8 17,2 17,2 0,1 0,1 5,4 5,3 0,5 0,5 1332,0 571,4 95,0 69,9

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 БН КК ЧП2 БН КК 100 100 7,8 17,8 17,8 0,1 0,1 9,5 9,4 0,7 0,6 433,7 186,2 95,0 70,0

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 ВТ2 будинок житловий 90 90 147,1 8,2 8,2 0,5 0,5 3,5 3,5 0,4 0,4 8221,7 3491,5 94,9 69,2

4.1.43_6207_Червонопрапорна48 ЧП2 БН КК ЧП2 ВТ1 140 140 15,1 50,2 50,2 0,2 0,2 13,0 12,8 0,9 0,9 1012,3 433,3 95,0 69,5

4.1.44_6208_Китаївська 11 4.1.44_6208_Китаївська 11 Кт1 1 110 110 43,0 19,9 19,9 0,3 0,3 7,2 7,1 0,6 0,6 2421,9 1037,5 95,0 69,8

4.1.44_6208_Китаївська 11 Кт1 1 будинок житловий 90 90 23,0 13,4 13,4 0,2 0,2 9,4 9,3 0,6 0,6 1294,8 554,7 94,9 69,8

4.1.44_6208_Китаївська 11 Кт1 1 будинок житловий 100 100 10,5 6,4 6,4 0,0 0,0 1,3 1,2 0,2 0,2 591,1 253,3 94,9 69,8

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 6 церква Свято-Троїцький чоловіч 50 50 27,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1102,7 456,5 90,2 62,9

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 1 Кт4 1-1 50 50 396,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 16330,3 4424,8 94,9 40,7

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 6 Кт4 7 100 100 38,1 2,5 2,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2429,9 1040,2 90,2 64,1

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 2 Кт4 2-1 50 50 44,3 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,1 0,1 1837,8 778,5 94,6 65,4

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 1-2 ДЗ №121 Управління освіти Голо 50 50 12,7 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 325,8 139,0 59,0 42,0

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 8 будинок житловий 32 32 20,1 1,9 1,9 0,9 0,9 44,6 43,9 0,7 0,7 718,9 307,8 88,4 64,7

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4 Кт4 4-1 65 65 17,6 6,1 6,1 0,2 0,2 10,7 10,6 0,5 0,5 982,3 426,9 94,0 67,6

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 8 будинок житловий 32 32 9,3 0,6 0,6 0,0 0,0 4,4 4,3 0,2 0,2 332,0 141,8 88,4 64,6

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4-3 будинок житловий 50 50 9,7 2,4 2,4 0,1 0,1 6,5 6,4 0,3 0,3 408,6 175,1 93,4 68,6

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 1-1 Кт4 1-2 50 50 43,9 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1144,0 483,4 61,4 41,7

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4 Кт4 4-5 50 50 53,7 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 2225,2 902,0 94,0 61,6

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4-1 Кт4 4-2 65 65 24,6 4,8 4,8 0,2 0,2 6,7 6,6 0,4 0,4 1388,9 597,1 93,9 68,4

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 1 Кт4 2 100 100 62,6 10,5 10,5 0,2 0,2 3,4 3,3 0,4 0,4 4119,5 1779,8 94,9 65,0

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4 Кт4 5 100 100 150,8 3,1 3,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 9986,3 4129,5 94,0 63,1

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4-5 Кт4 4-6 32 32 43,6 0,5 0,5 0,1 0,1 2,8 2,8 0,2 0,2 1541,2 652,2 89,4 62,9

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 6 будинок житловий 32 32 31,6 0,3 0,3 0,0 0,0 1,3 1,2 0,1 0,1 1139,5 477,7 90,2 63,7

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4-2 Кт4 4-3 65 65 16,8 4,8 4,8 0,1 0,1 6,7 6,6 0,4 0,4 950,9 407,2 93,6 68,5

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 7 Кт4 8 50 50 52,9 2,5 2,5 0,4 0,4 7,4 7,3 0,4 0,4 2106,7 900,0 89,2 64,5

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4-6 будинок житловий 25 25 5,6 0,5 0,5 0,1 0,1 10,2 10,1 0,3 0,3 181,6 77,7 86,3 63,1

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 2-1 будинок житловий 25 25 10,4 0,2 0,2 0,0 0,0 2,6 2,5 0,1 0,1 355,9 152,5 92,4 66,9

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4-3 будинок житловий 50 50 18,5 2,4 2,4 0,1 0,1 6,7 6,6 0,4 0,4 778,9 333,2 93,4 68,5

4.1.45_6212_Китаївська 32 4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 1 100 100 9,8 11,0 11,0 0,0 0,0 3,7 3,6 0,4 0,4 644,5 276,2 95,0 63,4

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4-4 будинок житловий 50 50 19,2 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 787,6 336,1 91,9 66,6

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4-4 будинок житловий 50 50 23,6 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 969,9 413,3 91,9 66,6

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 4-1 Кт4 4-4 65 65 45,2 1,3 1,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 2555,6 1070,2 93,9 66,0

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 5 Кт4 6 100 100 30,2 3,1 3,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1928,9 824,7 90,8 63,4

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 3 Кт4 4 100 100 50,1 9,7 9,7 0,1 0,1 2,8 2,8 0,4 0,3 3324,8 1423,1 94,4 65,3

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 2 Кт4 3 100 100 27,3 9,7 9,7 0,1 0,1 2,8 2,8 0,4 0,3 1813,4 776,9 94,6 65,2

4.1.45_6212_Китаївська 32 Кт4 2-1 будинок житловий 32 32 40,8 0,6 0,6 0,2 0,2 4,4 4,3 0,2 0,2 1511,0 640,0 92,4 66,1

4.1.46_6214_Науки 90 Вузол ТК 3 125 125 50,0 34,3 34,3 0,5 0,5 11,0 10,8 0,8 0,8 3315,6 1420,2 95,0 69,8

4.1.46_6214_Науки 90 ТК2 будинок житловий 80 80 76,0 23,1 23,1 3,9 3,9 51,5 50,7 1,3 1,3 3803,4 1628,3 94,9 69,8

4.1.46_6214_Науки 90 ТК 3 будинок житловий 100 100 50,0 14,9 14,9 0,3 0,3 6,7 6,6 0,5 0,5 2807,9 1201,9 94,9 69,8

4.1.46_6214_Науки 90 Вузол ТК2 100 100 37,0 42,5 42,5 2,0 2,0 54,1 53,2 1,6 1,5 2079,0 891,0 95,0 69,8

4.1.46_6214_Науки 90 ТК2 будинок житловий 80 80 9,0 19,4 19,4 0,3 0,3 36,5 35,9 1,1 1,1 450,4 193,1 94,9 69,9

4.1.46_6214_Науки 90 4.1.46_6214_Науки 90 Вузол 150 150 30,0 76,8 76,7 0,6 0,6 21,0 20,7 1,3 1,2 2045,5 876,5 95,0 69,8

4.1.46_6214_Науки 90 ТК 3 будинок житловий 80 80 20,0 19,4 19,4 0,7 0,7 36,4 35,8 1,1 1,1 1000,3 428,8 94,9 69,9

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 БН ВК Державне підприємство "Наш дім 80 80 20,8 3,8 3,8 0,0 0,0 1,4 1,4 0,2 0,2 1035,1 444,2 95,0 69,8

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 3 СШ1 4 50 50 39,3 7,2 7,2 2,3 2,3 58,6 57,6 1,1 1,0 1628,0 696,6 94,8 69,4

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 1 Державне підприємство "Наш дім 80 80 28,2 4,2 4,2 0,0 0,0 1,7 1,7 0,2 0,2 1402,7 601,9 94,9 69,7

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 2 Державне підприємство "Наш дім 50 50 32,8 3,0 3,0 0,3 0,3 10,2 10,1 0,4 0,4 1352,6 579,1 94,5 69,3
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4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 БН ВК СШ1 1 80 80 18,5 10,1 10,1 0,2 0,2 9,9 9,7 0,6 0,6 923,4 395,0 95,0 69,1

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 БН ВК СШ1 3 50 50 41,2 10,7 10,7 5,4 5,3 130,0 127,9 1,6 1,5 1709,1 732,1 95,0 69,4

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 4 Державне підприємство "Наш дім 65 65 12,9 3,6 3,6 0,1 0,0 3,9 3,8 0,3 0,3 588,8 252,4 94,6 69,6

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37
4.1.47_6302_Стратегічне ш 

37 СШ1 БН ВК 80 80 11,1 25,8 25,8 0,7 0,7 64,7 63,6 1,5 1,5 551,3 236,2 95,0 69,3

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 3 Державне підприємство "Наш дім 50 50 15,3 3,5 3,5 0,2 0,2 14,1 13,9 0,5 0,5 634,6 272,2 94,8 69,7

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 4 СШ1 5 50 50 14,3 3,5 3,5 0,2 0,2 14,1 13,9 0,5 0,5 592,7 253,7 94,6 69,3

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 5 Державне підприємство "Наш дім 50 50 16,5 3,5 3,5 0,2 0,2 14,1 13,9 0,5 0,5 682,3 292,2 94,4 69,4

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 1 СШ1 2 50 50 54,0 5,9 5,9 2,2 2,1 40,0 39,4 0,9 0,9 2231,8 953,5 94,9 69,0

4.1.47_6302_Стратегічне ш 37 СШ1 2 Державне підприємство "Наш дім 50 50 43,2 2,9 2,9 0,4 0,4 9,8 9,7 0,4 0,4 1780,7 761,0 94,5 69,2

4.1.48_Червонопрапорна  148 4.1.48_Червонопрапорна  148 СШ №150 Управління освіти Голо 50 50 9,2 7,2 7,2 0,5 0,5 58,6 57,7 1,1 1,0 295,7 211,7 95,0 70,0

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б СТШ 3 СТШ 5 65 65 42,7 1,4 1,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 2442,5 1033,5 93,8 66,0

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б СТШ 5 ОСББ "Вита Литовська" 50 50 31,4 0,6 0,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 1286,4 545,1 92,1 66,3

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б СТШ 2 СТШ 3 65 65 36,1 2,8 2,8 0,1 0,1 2,2 2,2 0,2 0,2 2073,3 886,1 94,6 66,2

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б СТШ 4 ОСББ "Вита Литовська" 50 50 7,0 1,3 1,3 0,0 0,0 2,1 2,0 0,2 0,2 289,0 123,8 92,5 67,9

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б СТШ 1 СТШ 2 65 65 6,0 2,8 2,8 0,0 0,0 2,2 2,2 0,2 0,2 344,0 147,4 94,7 65,9

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б СТШ 3 СТШ 4 65 65 31,2 1,3 1,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 1785,9 766,8 93,8 67,8

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б
4.1.49_6403_Столичне шосе 

58б СТШ 1 65 65 15,0 2,8 2,8 0,0 0,0 2,2 2,2 0,2 0,2 863,5 369,7 95,0 65,8

4.1.49_6403_Столичне шосе 58б СТШ 5 ОСББ "Вита Литовська" 50 50 23,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,1 945,4 404,5 92,1 66,9

4.1.50_6501_Китаївська 14/16 БН будинок житловий 50 50 64,0 17,4 17,4 22,1 21,8 345,8 340,2 2,6 2,5 2635,4 1128,6 95,0 69,9

4.1.50_6501_Китаївська 14/16
4.1.50_6501_Китаївська 

14/16 БН 50 50 1,0 22,1 22,1 0,6 0,5 557,7 548,7 3,2 3,2 41,2 17,7 95,0 69,9

4.1.51_6502_Онуфрія Трутенко 7
4.1.51_6502_Онуфрія 

Трутенко 7 будинок житловий 70 70 12,0 17,2 17,2 0,7 0,7 57,8 56,9 1,3 1,3 547,7 234,7 95,0 70,0

4.1.52_6503_Онуфрія Трутенко9а
4.1.52_6503_Онуфрія 

Трутенко9а В1 150 150 16,1 52,2 52,2 0,2 0,2 9,8 9,6 0,9 0,8 1077,2 461,6 95,0 70,0

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 204/1 Звр Правобер 6 100 100 65,0 6,0 6,0 0,1 0,1 1,1 1,1 0,2 0,2 3581,5 1527,7 94,6 69,2

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 203 будинок житловий 100 100 38,5 18,8 18,8 0,4 0,4 10,7 10,5 0,7 0,7 2131,1 914,4 94,9 69,9

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 201 Звр 101 160 160 35,8 57,9 57,9 0,3 0,3 8,5 8,4 0,8 0,8 2300,9 985,1 95,0 69,6

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 204/1 будинок житловий 80 80 8,9 10,0 10,0 0,1 0,1 9,6 9,5 0,6 0,6 437,7 187,8 94,6 69,7

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 201 ЦТП 100 100 16,7 41,3 41,3 0,9 0,8 51,1 50,3 1,5 1,5 926,3 397,7 95,0 70,0

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 103 Звр Соловцов 6 80 80 117,3 20,8 20,8 4,9 4,8 41,8 41,2 1,2 1,2 5793,1 2479,7 94,9 69,7

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 104 будинок житловий 100 100 45,9 4,5 4,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 2535,1 1081,3 94,8 69,4

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 101 Звр 102 140 140 14,6 37,5 37,5 0,1 0,1 7,2 7,1 0,7 0,7 936,7 401,4 95,0 69,6

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 102 Звр 103 140 140 16,2 34,1 34,1 0,1 0,1 6,0 5,9 0,6 0,6 1038,8 445,1 94,9 69,6

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 104 будинок житловий 100 100 30,3 15,9 15,9 0,2 0,2 7,6 7,5 0,6 0,6 1673,5 717,5 94,8 69,8

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр Соловцов 6 будинок житловий 80 80 9,7 12,4 12,4 0,1 0,1 15,0 14,7 0,7 0,7 479,0 205,3 94,6 69,7

4.1.54_6203_Звіринецька 63 4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 201 200 200 5,5 160,7 160,6 0,1 0,1 20,4 20,0 1,5 1,5 435,7 186,7 95,0 69,7

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 101 Звр 104 140 140 55,0 20,4 20,4 0,1 0,1 2,1 2,1 0,4 0,4 3534,0 1513,3 95,0 69,6

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 202 Звр 203 140 140 38,5 34,8 34,8 0,2 0,2 6,2 6,1 0,7 0,6 2473,3 1059,7 95,0 69,6

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 102 будинок житловий 50 50 13,0 3,4 3,4 0,2 0,2 12,9 12,7 0,5 0,5 524,2 224,8 94,9 69,8

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 103 будинок житловий 65 65 24,0 6,0 6,0 0,2 0,2 10,4 10,2 0,5 0,5 1096,0 469,8 94,9 69,8

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 103 будинок житловий 65 65 47,7 7,4 7,4 0,7 0,7 15,7 15,4 0,6 0,6 2182,0 934,1 94,9 69,7

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 201 будинок житловий 1000 1000 19,7 21,6 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4424,5 1895,8 95,0 69,8

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 201 Звр 202 140 140 8,6 40,0 39,9 0,1 0,1 8,2 8,1 0,7 0,7 554,3 237,3 95,0 69,5

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр Соловцов 6 будинок житловий ЖЕО-605 КП УЖ 80 80 8,2 8,4 8,4 0,1 0,1 6,8 6,7 0,5 0,5 402,0 172,3 94,6 69,7

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 202 будинок житловий 65 65 38,9 5,1 5,1 0,3 0,3 7,7 7,5 0,4 0,4 1777,6 761,1 95,0 69,7

4.1.54_6203_Звіринецька 63 Звр 203 Звр 204/1 110 110 94,4 16,0 16,0 0,4 0,4 4,7 4,6 0,5 0,5 5220,4 2230,5 94,9 69,4

4.1.55_6213_Деревообробна 3
4.1.55_6213_Деревообробна 

3 Вузол 100 100 5,6 42,4 42,4 0,3 0,3 54,0 53,1 1,6 1,5 311,7 133,6 95,0 69,6
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4.1.55_6213_Деревообробна 3 Дрв Учебный приміщення вбудовані (адмініст 50 50 151,7 1,0 1,0 0,2 0,2 1,2 1,1 0,1 0,1 6232,6 2492,0 94,9 65,2

4.1.55_6213_Деревообробна 3 Вузол Дрв Учебный 100 100 22,4 26,2 26,2 0,5 0,5 20,6 20,3 1,0 0,9 1250,6 536,0 95,0 69,7

4.1.55_6213_Деревообробна 3 Дрв 1 Дрв 2 100 100 31,8 1,5 1,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1772,8 749,5 94,9 68,6

4.1.55_6213_Деревообробна 3 Вузол ЦТП 80 80 18,7 4,9 4,9 0,0 0,0 2,4 2,3 0,3 0,3 929,1 398,3 95,0 69,9

4.1.55_6213_Деревообробна 3 Дрв 1 гуртожиток Київ. вище проф. уч 100 100 27,8 9,8 9,8 0,1 0,1 2,9 2,8 0,4 0,4 1548,6 664,2 94,9 69,8

4.1.55_6213_Деревообробна 3 Дрв 2 Київське вище професійне учили 50 50 13,7 1,5 1,5 0,0 0,0 2,5 2,5 0,2 0,2 554,4 237,3 93,7 68,7

4.1.55_6213_Деревообробна 3 Вузол Дрв 1 100 100 17,9 11,3 11,3 0,1 0,1 3,8 3,8 0,4 0,4 997,5 427,0 95,0 69,5

4.1.56_6216_Підвисоцького 4б
4.1.56_6216_Підвисоцького 

4б Вузол 150 150 1,0 73,3 73,3 0,0 0,0 19,5 18,9 1,2 1,2 69,2 29,6 115,0 70,0

4.1.56_6216_Підвисоцького 4б Вузол ДКЛ №7 Печерського району м.Ки 150 150 34,0 53,9 53,9 0,4 0,3 10,5 10,2 0,9 0,9 2351,0 1007,4 115,0 70,0

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 410 Жлб 411 150 150 52,4 37,3 37,3 0,3 0,3 5,2 4,9 0,6 0,6 4504,0 1929,7 149,1 69,5

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 415 Жлб 416 200 200 12,4 29,1 29,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 1308,9 560,9 149,5 69,7

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 407 Жлб Потье_9 150 150 70,6 39,1 39,1 0,4 0,4 5,7 5,4 0,7 0,6 6078,2 2605,9 149,8 69,6

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 406/1 Жлб 406/2 200 200 59,9 18,7 18,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6296,0 2695,8 149,0 69,3

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 404 Жлб 406 200 200 35,4 112,5 112,4 0,4 0,3 10,5 9,8 1,1 1,0 3733,0 1599,7 149,8 69,3

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 407/2 Жлб 406/1 200 200 74,8 18,7 18,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7870,2 3366,3 149,4 69,2

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 406 Жлб 407/2 200 200 134,5 36,1 36,0 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 14181,9 6064,8 149,8 69,2

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 412 Жлб 413 200 200 56,0 29,1 29,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 5921,4 2536,4 149,9 69,7

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 413 Жлб 414 200 200 29,7 29,1 29,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 3131,2 1341,6 149,7 69,7

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 401 Жлб 403 200 200 147,9 112,5 112,4 1,5 1,5 10,5 9,8 1,1 1,0 15612,7 6686,5 150,0 69,2

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 403 Жлб 404 200 200 53,6 112,5 112,4 0,6 0,5 10,5 9,8 1,1 1,0 5650,4 2421,3 149,9 69,3

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 407/1 Жлб Желяб_10 80 80 93,4 39,1 39,1 14,5 13,6 155,1 145,6 2,4 2,2 6197,5 2655,0 149,5 69,7

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 406 Жлб 407 200 200 10,1 76,4 76,4 0,0 0,0 4,8 4,5 0,7 0,7 1060,0 454,5 149,8 69,4

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 407 Жлб 410 200 200 222,9 37,3 37,3 0,3 0,2 1,2 1,1 0,4 0,3 23525,5 10057,1 149,8 69,5

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 401 Жлб 412 200 200 37,1 29,1 29,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 3915,6 1679,6 150,0 69,6

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 407/2 Жлб Пот_11 БН 80 80 92,7 17,4 17,4 2,9 2,7 30,8 28,9 1,0 1,0 6132,3 2628,0 149,4 69,5

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб Потье_9 Жлб 407/1 150 150 28,0 39,1 39,1 0,2 0,2 5,7 5,4 0,7 0,6 2414,9 1034,8 149,6 69,6

5.1.1_302_Желябова 2а 5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 401 200 200 3,0 141,6 141,4 0,1 0,0 16,6 15,5 1,4 1,3 316,7 135,7 150,0 69,2

5.1.1_302_Желябова 2а Жлб 414 Жлб 415 200 200 15,5 29,1 29,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 1637,5 701,7 149,6 69,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 102-4 ЛГ1 102_Т1аБН 65 65 56,1 4,4 4,4 0,3 0,3 5,9 5,5 0,4 0,4 3388,6 1449,2 147,4 68,4

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 т.25 будинок житловий 65 65 27,9 2,2 2,2 0,0 0,0 1,4 1,3 0,2 0,2 1687,9 721,9 148,0 68,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 205 ЛГ2 205-2 200 200 171,7 30,3 30,3 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 18129,4 7740,5 149,9 68,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/11 ЛГ2 т.10(207) 150 150 5,1 15,2 15,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,2 437,5 187,6 149,6 69,1

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 ВВ_Б ЛГ2 207/13_ВТ4 250 250 24,3 56,4 56,4 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 2886,4 1236,9 149,3 68,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/1а ЛГ2 207/1б 200 200 63,5 15,2 15,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 6698,0 2867,2 149,2 69,4

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 214 ЛГ2 305 150 150 14,3 57,9 57,8 0,2 0,2 12,5 11,8 1,0 0,9 1225,1 525,0 148,6 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 205-2 ЛГ2 205-5 150 150 403,4 30,3 30,3 1,4 1,3 3,4 3,2 0,5 0,5 34633,2 14797,1 149,3 69,1

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 303 НУ 302 250 250 19,3 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2256,9 966,4 146,4 68,1

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 201_Г9БН ЛГ2 201-1/1 80 80 93,6 9,1 9,1 0,8 0,7 8,5 7,9 0,5 0,5 6198,8 2648,2 149,5 69,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 113-3 ЛГ1 113-4 100 100 55,7 24,1 24,1 1,0 1,0 18,2 17,1 0,9 0,9 4120,5 1765,1 148,8 69,3

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 304 ЛГ2 304_Ру2БН 150 150 37,4 13,3 13,3 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,2 3201,9 1372,3 148,4 69,1

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/2-2 ЛГ2 ВВ_А 250 250 141,2 86,6 86,5 0,3 0,3 1,9 1,8 0,5 0,5 16824,4 7201,8 149,6 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 т.16 будинок житловий 50 50 10,1 7,4 7,4 0,7 0,6 66,2 62,1 1,1 1,1 544,8 233,5 149,1 69,5

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 105-2 ЛГ1 105-3 200 200 38,4 14,2 14,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4054,8 1730,2 149,5 68,5

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 122-2 ЛГ1 122-3 100 100 98,2 2,4 2,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 7022,6 2985,5 145,7 66,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 102 ЛГ1 102-3 150 150 82,4 4,4 4,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7107,0 3006,4 150,0 67,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 114 ЛГ1 115 250 250 194,3 58,4 58,2 0,2 0,2 0,9 0,8 0,4 0,3 23060,0 9858,4 149,3 68,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 109 ЛГ1 109-1 150 150 38,3 10,7 10,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3294,8 1414,6 149,6 69,3

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207_Си6БН ЛГ2 207/16_ВТ7 80 80 102,5 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6680,5 2532,5 147,8 59,3

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/12_ВТ3 ЛГ2 ВВ_Б 200 200 22,0 61,6 61,5 0,1 0,1 3,1 2,9 0,6 0,6 2313,9 990,0 149,3 68,5

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/5 ЛГ2 207_Ш12гБН 80 80 19,8 5,2 5,2 0,1 0,1 2,7 2,6 0,3 0,3 1300,2 556,9 148,3 69,1
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5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 416 ЛГ1 422-6 150 150 9,4 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 785,4 329,7 145,4 65,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207_Си6БН ЛГ2 207_Си6 65 65 17,3 5,1 5,1 0,1 0,1 7,8 7,4 0,5 0,4 1043,8 449,6 147,8 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 201/1 ЛГ2 201/3 200 200 188,9 22,1 22,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 19940,5 8525,2 149,6 69,4

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 120 ЛГ1 121 200 200 59,9 28,0 28,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 6235,0 2670,5 148,1 67,5

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/2-2 ЛГ2 207-4 150 150 71,8 20,2 20,2 0,1 0,1 1,5 1,4 0,3 0,3 6184,2 2655,9 149,6 69,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 210 ЛГ2 211 100 100 21,3 6,0 6,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,2 0,2 1568,6 673,6 149,0 69,4

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 213 ЛГ2 214 150 150 71,2 57,9 57,8 0,9 0,8 12,5 11,8 1,0 0,9 6098,3 2612,8 148,7 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 115 ЛГ1 116 250 250 21,6 58,3 58,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,4 0,3 2558,3 1096,3 148,9 68,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 123 ЛГ1 124 200 200 63,3 14,6 14,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 6548,2 2802,9 147,2 67,5

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 103 ЛГ1 104 300 300 127,8 156,6 156,2 0,3 0,3 2,4 2,3 0,7 0,6 16889,9 7231,3 149,9 68,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 201 ЛГ2 201/1 200 200 84,5 22,1 22,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 8927,6 3822,4 150,0 69,0

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207 ЛГ2 207/6 150 150 23,2 8,6 8,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1998,7 859,7 149,7 69,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 422-6 будинок житловий 50 50 16,9 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 868,2 370,0 143,6 66,0

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207-1 ЛГ2 208 250 250 164,2 71,3 71,2 0,2 0,2 1,3 1,2 0,4 0,4 19566,4 8369,9 149,7 68,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 416-2 ЛГ1 416-1 150 150 44,7 9,9 9,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 3753,7 1607,1 146,0 67,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 105-3 ЛГ1 105-4 200 200 24,1 14,2 14,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2530,5 1084,0 149,2 68,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 102-3 ЛГ1 102-4 100 100 57,5 4,4 4,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 4206,8 1798,2 148,4 68,1

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 118 ЛГ1 119 200 200 16,1 35,7 35,7 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 1673,8 717,3 148,3 67,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 105-4 ЛГ1 105-4/2 100 100 127,4 14,2 14,2 0,8 0,8 6,3 5,9 0,5 0,5 9402,6 4022,5 149,0 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/14_ВТ5 ЛГ2 207/14-1 200 200 117,9 48,7 48,7 0,2 0,2 2,0 1,9 0,5 0,4 12384,6 5308,8 148,6 69,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 113-1 ЛГ1 113-2 150 150 73,6 24,1 24,0 0,2 0,2 2,2 2,0 0,4 0,4 6331,1 2711,4 149,2 69,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 122-1 ЛГ1 122 200 200 17,1 14,6 14,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1770,5 759,3 147,4 67,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 117 ЛГ1 т.1 200 200 15,6 35,7 35,7 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 1629,2 698,1 148,6 67,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 122-1 ЛГ1 •15а(Щ) 80 80 28,2 2,4 2,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 1829,2 773,5 147,4 64,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 201-1/1 ЛГ2 т.30 80 80 42,3 9,1 9,1 0,4 0,3 8,4 7,9 0,5 0,5 2792,1 1195,7 148,9 69,3

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 110 ЛГ1 113 250 250 137,7 95,5 95,2 0,3 0,3 2,3 2,2 0,6 0,6 16362,8 7009,4 149,5 68,5

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти Вузол ЛГ1 101 300 300 13,6 203,5 203,0 0,1 0,1 4,1 3,8 0,9 0,8 1791,6 767,8 150,0 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/10 ЛГ2 207/11 250 250 111,4 122,1 121,9 0,4 0,4 3,8 3,6 0,8 0,7 13287,9 5693,2 149,7 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 416-1 ЛГ1 416 150 150 24,9 9,9 9,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2089,9 895,1 145,6 67,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 116 ЛГ1 117 200 200 85,5 35,7 35,7 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 8959,3 3824,4 148,8 67,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 208 ЛГ2 209 200 200 111,4 71,3 71,2 0,5 0,4 4,2 3,9 0,7 0,6 11724,2 5022,4 149,4 68,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 т.10(207) ЛГ2 207-1/1 150 150 24,0 15,2 15,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,2 2067,3 885,7 149,6 69,1

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 303-3 ЛГ2 303-2 250 250 33,6 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3976,1 1688,0 148,3 67,4

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/14_ВТ5 ЛГ2 207_Си6БН 100 100 60,2 5,5 5,5 0,1 0,1 1,0 0,9 0,2 0,2 4441,8 1884,5 148,6 67,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207 ЛГ2 207-1 250 250 59,1 193,4 193,0 0,6 0,5 9,6 9,0 1,2 1,1 7043,3 3017,7 149,7 68,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/11 ЛГ2 207/2-2 250 250 11,8 106,8 106,7 0,0 0,0 2,9 2,7 0,7 0,6 1406,6 602,8 149,6 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 201 ЛГ2 203 300 300 177,1 270,1 269,5 1,3 1,2 7,2 6,7 1,2 1,1 23411,5 10030,6 150,0 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 105-1 ЛГ1 105-2 200 200 50,0 34,1 34,1 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 5285,1 2264,1 149,6 69,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 101 ЛГ1 102 300 300 56,2 203,5 203,0 0,2 0,2 4,1 3,8 0,9 0,8 7425,4 3182,0 150,0 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207-1 ЛГ2 207/10 250 250 10,4 122,1 121,9 0,0 0,0 3,8 3,6 0,8 0,7 1234,5 529,4 149,7 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 205 ЛГ2 206 250 250 137,1 239,7 239,3 2,0 1,9 14,7 13,8 1,5 1,4 16360,9 7012,5 149,9 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 105-4/2 ЛГ1 105-4/3 100 100 62,5 14,2 14,2 0,4 0,4 6,3 5,9 0,5 0,5 4605,6 1972,1 148,3 69,0

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 303-2 ЛГ2 303-1 250 250 39,9 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4677,0 2000,9 147,8 67,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 417 ЛГ1 416-2 150 150 56,1 9,9 9,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4727,9 2020,1 146,5 67,4

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 103 будинок житловий 80 80 26,6 3,4 3,4 0,0 0,0 1,2 1,1 0,2 0,2 1760,1 756,0 149,9 69,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 121 ЛГ1 122-1 200 200 85,6 18,6 18,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8905,9 3798,0 147,9 66,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/13_ВТ4 ЛГ2 т.24 100 100 22,6 2,2 2,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 1666,2 709,9 149,2 68,1

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/13_ВТ4 ЛГ2 207/14_ВТ5 200 200 348,8 54,3 54,2 0,9 0,8 2,4 2,3 0,5 0,5 36685,6 15696,2 149,2 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 105 ЛГ1 109 300 300 153,2 122,5 122,1 0,2 0,2 1,5 1,4 0,5 0,5 20227,1 8660,4 149,8 68,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 113 ЛГ1 114 250 250 67,6 71,4 71,2 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 8034,5 3439,2 149,4 68,3
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5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/4 ЛГ2 207/5 100 100 38,1 5,2 5,2 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 2807,2 1201,3 148,8 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 т.1 ЛГ1 118 200 200 80,9 35,7 35,7 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 8442,4 3615,9 148,5 67,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 119 ЛГ1 120 200 200 26,3 28,0 27,9 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 2737,2 1170,6 148,2 67,4

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 203 ЛГ2 205 300 300 62,6 270,0 269,5 0,4 0,4 7,2 6,7 1,2 1,1 8277,9 3547,4 149,9 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/3а ЛГ2 207/4 100 100 17,5 5,2 5,2 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 1290,9 552,9 149,1 68,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти 5.1.2_2101_Лагерна-Гонти Вузол 300 300 3,0 509,1 508,0 0,1 0,1 25,5 23,8 2,2 2,0 401,9 172,3 150,0 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 104 ЛГ1 105 300 300 38,8 156,6 156,3 0,1 0,1 2,4 2,3 0,7 0,6 5120,9 2194,5 149,8 68,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 201 ЛГ2 201_Г9БН 100 100 79,9 13,4 13,4 0,5 0,4 5,7 5,3 0,5 0,5 5923,9 2538,2 150,0 69,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 124 ЛГ1 417 200 200 32,1 14,6 14,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3316,1 1420,3 146,7 67,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 113 ЛГ1 113-1 200 200 32,9 24,1 24,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 3461,6 1486,9 149,4 69,1

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 т.24 ЛГ2 т.25 80 80 17,1 2,2 2,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 1120,6 479,6 148,5 68,3

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 102 ЛГ1 103 400 400 43,6 181,2 180,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,4 6641,4 2845,1 150,0 68,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 109 ЛГ1 110 250 250 60,4 95,5 95,2 0,1 0,1 2,3 2,2 0,6 0,6 7190,4 3077,1 149,6 68,4

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 303-1 ЛГ2 303 250 250 42,4 7,2 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4967,5 2124,9 147,1 68,0

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 116 ЛГ1 116-1 150 150 35,4 22,6 22,6 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 3030,7 1305,2 148,8 69,4

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 ВВ_Б ЛГ2 207/3а 100 100 16,1 5,2 5,2 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 1187,0 508,3 149,3 68,6

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 ОТМ_СЪЕМА2 ЛГ2 201 300 300 9,8 305,6 305,0 0,1 0,1 9,2 8,6 1,3 1,2 1293,0 554,1 150,0 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 212 ЛГ2 213 150 150 157,8 57,9 57,8 2,0 1,9 12,5 11,8 1,0 0,9 13534,3 5796,8 148,9 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти Вузол ЛГ2 ОТМ_СЪЕМА2 300 300 35,2 305,6 305,0 0,3 0,3 9,2 8,6 1,3 1,2 4658,0 1996,2 150,0 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 ВВ_А ЛГ2 207/12_ВТ3 250 250 37,4 86,6 86,5 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,5 4446,3 1905,3 149,4 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 109-1 ЛГ1 109-4 100 100 57,5 10,7 10,7 0,2 0,2 3,6 3,4 0,4 0,4 4262,8 1825,0 149,3 69,5

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 304 ЛГ2 303-3 200 200 40,4 44,5 44,5 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 4237,2 1815,1 148,4 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 •15а(Щ) ЛГ1 122-2 100 100 33,5 2,4 2,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2403,9 1027,4 146,7 65,3

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207а ЛГ2 207 250 250 48,0 202,0 201,6 0,5 0,5 10,5 9,8 1,2 1,2 5724,2 2451,0 149,8 68,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207а ЛГ2 207_Ш4вБН 150 150 13,3 37,7 37,7 0,1 0,1 5,3 5,0 0,6 0,6 1142,9 492,0 149,8 69,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 209 ЛГ2 210 150 150 210,0 63,9 63,8 3,2 3,0 15,3 14,3 1,1 1,0 18035,8 7720,5 149,3 68,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 105 ЛГ1 105-1 200 200 55,1 34,2 34,1 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 5815,6 2495,9 149,8 69,1

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207-1/1 ЛГ2 207/1а 200 200 29,4 15,2 15,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3105,4 1330,2 149,4 69,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 206 ЛГ2 207а 250 250 44,5 239,7 239,3 0,7 0,6 14,7 13,8 1,5 1,4 5309,4 2275,3 149,8 68,9

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 122 ЛГ1 123 200 200 23,4 14,6 14,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2425,0 1038,8 147,3 67,3

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 210 ЛГ2 212 150 150 32,0 57,9 57,8 0,4 0,4 12,5 11,7 1,0 0,9 2740,9 1174,2 149,0 68,7

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 207/16_ВТ7 ЛГ2 207_Си6аБН 80 80 15,1 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 872,9 371,7 131,8 60,2

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 113-2 ЛГ1 113-3 125 125 51,5 24,1 24,1 0,3 0,3 5,6 5,3 0,6 0,6 4271,2 1829,6 149,0 69,3

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 209 ЛГ2 т.16 100 100 16,4 7,4 7,4 0,0 0,0 1,7 1,6 0,3 0,3 1214,2 522,0 149,3 69,5

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ1 103 ЛГ1 103-1 150 150 60,5 21,1 21,1 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,3 5209,7 2241,6 149,9 69,8

5.1.2_2101_Лагерна-Гонти ЛГ2 305 ЛГ2 304 200 200 83,6 57,9 57,8 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,5 8774,9 3759,2 148,6 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 404 НЩК 405 300 300 128,7 174,9 174,6 0,4 0,4 3,0 2,8 0,7 0,7 16994,1 7280,0 149,9 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 407 НЩК 408 250 250 42,2 51,7 51,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 5023,8 2152,5 149,6 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419а НЩК 420 150 150 25,2 11,0 11,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,2 0,2 2166,9 930,7 149,3 69,6

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 410 НЩК 412 200 200 136,5 35,4 35,3 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 14337,7 6138,1 149,2 68,8

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-4б НЩК 406-6 200 200 55,6 67,3 67,2 0,2 0,2 3,7 3,5 0,6 0,6 5853,3 2507,2 149,4 69,1

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419-9 НЩК 419-9а 80 80 60,0 10,2 10,2 0,6 0,6 10,5 9,9 0,6 0,6 3932,3 1683,5 147,8 68,8

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-10 НЩК 406-12 200 200 75,3 56,0 56,0 0,2 0,2 2,6 2,4 0,5 0,5 7931,3 3397,8 149,0 69,5

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 405 НЩК 406 300 300 68,0 174,9 174,6 0,2 0,2 3,0 2,8 0,7 0,7 8971,9 3844,6 149,8 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК ТВР_МАГ НЩК 404 300 300 152,2 205,4 205,0 0,6 0,6 4,2 3,9 0,9 0,8 20107,2 8612,8 150,0 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-6/3 НЩК 406-6/4 100 100 102,0 11,2 11,2 0,4 0,4 4,0 3,7 0,4 0,4 7504,5 3210,4 148,4 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419-6 НЩК 419-7 100 100 26,9 10,2 10,2 0,1 0,1 3,2 3,1 0,4 0,4 1977,4 847,0 148,1 68,6

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-6 НЩК 406-6/1 100 100 31,8 11,2 11,2 0,1 0,1 4,0 3,7 0,4 0,4 2356,4 1005,2 149,3 68,3

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-2/2 НЩК 419 150 150 57,1 30,3 30,3 0,2 0,2 3,4 3,2 0,5 0,5 4909,0 2102,9 149,5 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-7 НЩК 406-8 200 200 33,5 56,0 56,0 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 3533,8 1514,2 149,2 69,3
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5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406 НЩК 406-2 250 250 135,4 105,8 105,7 0,4 0,4 2,9 2,7 0,7 0,6 16135,2 6911,0 149,8 69,0

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 412 НЩК т.1 65 65 29,5 6,2 6,2 0,3 0,3 11,8 11,1 0,6 0,5 1796,4 770,6 148,8 69,3

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського
5.1.3_2102_Щусєва-

Котовського НЩК ТВР_МАГ 300 300 12,3 232,9 232,5 0,1 0,1 5,3 5,0 1,0 0,9 1626,7 697,2 150,0 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-6/2 НЩК 406-6/3 100 100 66,2 11,2 11,2 0,3 0,2 4,0 3,7 0,4 0,4 4876,6 2087,5 148,8 68,6

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-2 НЩК 406-2/2 150 150 28,8 30,3 30,3 0,1 0,1 3,4 3,2 0,5 0,5 2478,9 1061,1 149,6 68,8

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 401 НЩК т.3 100 100 83,8 7,1 7,0 0,1 0,1 1,6 1,5 0,3 0,3 6227,4 2659,8 149,9 69,5

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406 НЩК 407 250 250 48,4 55,7 55,6 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 5772,5 2471,4 149,8 68,8

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-6/1 НЩК 406-6/2 100 100 40,9 11,2 11,2 0,2 0,2 4,0 3,7 0,4 0,4 3012,9 1290,3 149,1 68,4

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-2 НЩК 406-4 200 200 69,7 75,5 75,4 0,3 0,3 4,7 4,4 0,7 0,7 7345,6 3148,5 149,6 69,1

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419а НЩК 419-2 150 150 65,6 19,3 19,3 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 5635,3 2409,5 149,3 68,7

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-6 НЩК 406-7 200 200 37,7 56,0 56,0 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 3970,6 1702,8 149,3 69,3

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 407 НЩК 407-1 100 100 10,9 3,9 3,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 805,0 344,9 149,6 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 408 НЩК 409 250 250 70,6 51,7 51,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 8406,0 3601,0 149,6 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 412 НЩК 413 150 150 143,8 29,1 29,1 0,5 0,4 3,2 3,0 0,5 0,5 12318,6 5271,4 148,8 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 404 НЩК 404-1 150 150 20,4 30,5 30,5 0,1 0,1 3,5 3,3 0,5 0,5 1752,4 751,7 149,9 69,1

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК ТВР_МАГ НЩК 401 250 250 18,1 27,4 27,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 2153,4 924,5 150,0 69,4

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 413 НЩК ОРЛ_15_вр 150 150 54,9 29,1 29,1 0,2 0,2 3,2 3,0 0,5 0,5 4693,8 2010,7 148,4 69,0

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК ОРЛ_15_вр НЩК БН_РИ_16 150 150 65,0 29,1 29,1 0,2 0,2 3,2 3,0 0,5 0,5 5551,6 2378,0 148,2 69,1

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419-6 НЩК •28(Щ) 50 50 12,6 1,2 1,2 0,0 0,0 1,7 1,6 0,2 0,2 672,5 287,8 148,1 68,8

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 401-1 НЩК 401-2 150 150 56,5 20,4 20,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,3 0,3 4872,7 2087,0 149,6 69,7

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419-1 НЩК 419а 150 150 10,0 30,3 30,3 0,0 0,0 3,4 3,2 0,5 0,5 857,7 367,6 149,3 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419 НЩК 419-1 150 150 25,1 30,3 30,3 0,1 0,1 3,4 3,2 0,5 0,5 2157,2 924,3 149,4 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419-3 НЩК 419-5 100 100 21,6 11,4 11,4 0,1 0,1 4,1 3,8 0,4 0,4 1590,4 681,4 148,7 68,3

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-9 НЩК 406-10 200 200 49,4 56,0 56,0 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 5206,4 2230,7 149,1 69,4

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 404-2 НЩК 404-4 150 150 188,1 8,9 8,9 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 16197,0 6869,4 149,5 68,9

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419-5 НЩК 419-6 100 100 80,0 11,4 11,4 0,3 0,3 4,1 3,8 0,4 0,4 5881,6 2517,1 148,6 68,5

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-4а НЩК 406-4б 200 200 67,5 75,5 75,4 0,3 0,3 4,7 4,4 0,7 0,7 7108,8 3045,8 149,5 69,1

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-8 НЩК 406-9 200 200 25,8 56,0 56,0 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 2722,0 1166,4 149,2 69,4

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 401 НЩК 401-1 200 200 61,5 20,4 20,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6503,2 2785,7 149,9 69,6

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419-2 НЩК 419-3 100 100 38,6 11,4 11,4 0,2 0,1 4,1 3,8 0,4 0,4 2845,6 1215,4 149,0 68,2

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 404-1 НЩК 404-2 150 150 117,2 30,5 30,5 0,4 0,4 3,5 3,3 0,5 0,5 10098,8 4324,2 149,8 69,3

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 406-4 НЩК 406-4а 200 200 25,3 75,5 75,4 0,1 0,1 4,7 4,4 0,7 0,7 2670,5 1144,4 149,5 69,1

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 409 НЩК 410 200 200 55,2 35,4 35,3 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 5813,3 2486,1 149,4 68,6

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 419-7 НЩК 419-9 100 100 5,3 10,2 10,2 0,0 0,0 3,2 3,1 0,4 0,4 385,9 165,4 147,9 68,6

5.1.3_2102_Щусєва-Котовського НЩК 407-1 НЩК •5(Ж) 100 100 46,4 3,9 3,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 3435,7 1469,0 149,4 69,3

5.1.4_2103_Сирець СР1 521 СР1 520 200 200 45,5 47,3 47,3 0,1 0,1 1,9 1,7 0,5 0,4 4827,0 2067,3 149,5 69,1

5.1.4_2103_Сирець СР1 406-13в СР1 406-13г 125 125 74,9 11,1 11,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 6177,7 2643,6 148,1 68,2

5.1.4_2103_Сирець СР1 523 СР1 522 200 200 65,4 71,1 71,0 0,3 0,3 4,2 3,9 0,7 0,6 6947,8 2973,8 149,8 69,1

5.1.4_2103_Сирець СР1 513 СР1 513-1/1 125 125 74,9 23,8 23,8 0,4 0,4 5,5 5,2 0,6 0,6 6250,5 2676,7 149,3 69,5

5.1.4_2103_Сирець СР1 513 СР1 т.4 80 80 15,1 8,0 8,0 0,1 0,1 6,5 6,1 0,5 0,5 999,3 428,3 149,3 69,6

5.1.4_2103_Сирець СР1 512 СР1 513 150 150 103,3 56,4 56,4 1,2 1,2 11,9 11,2 1,0 0,9 8939,8 3829,5 149,4 69,4

5.1.4_2103_Сирець СР1 502-2 СР1 502-2/1 200 200 20,9 75,8 75,7 0,1 0,1 4,8 4,5 0,7 0,7 2212,8 948,3 149,8 69,1

5.1.4_2103_Сирець СР1 501 СР1 502 250 250 43,5 280,3 279,9 0,9 0,8 20,1 18,9 1,7 1,6 5211,6 2233,4 150,0 69,2

5.1.4_2103_Сирець СР1 507 СР1 508 200 200 50,1 86,6 86,5 0,3 0,3 6,2 5,8 0,8 0,8 5321,1 2280,1 149,8 69,3

5.1.4_2103_Сирець СР1 508 СР1 т.1 200 200 92,1 13,4 13,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 9779,3 4182,0 149,8 69,5

5.1.4_2103_Сирець СР1 519 СР1 518 200 200 48,1 36,3 36,2 0,1 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 5086,3 2179,0 149,3 69,1

5.1.4_2103_Сирець СР1 513 СР1 514 250 250 57,2 24,7 24,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 6841,1 2929,4 149,3 69,5

5.1.4_2103_Сирець СР1 522 СР1 521 200 200 110,3 71,1 71,0 0,5 0,4 4,2 3,9 0,7 0,6 11701,0 5012,5 149,7 69,2

5.1.4_2103_Сирець СР1 521-1 СР1 521-2 80 80 22,8 9,2 9,2 0,2 0,2 8,7 8,2 0,6 0,5 1512,4 648,3 149,3 69,6

5.1.4_2103_Сирець СР1 502-4/1 СР1 406-13а 200 200 269,6 33,5 33,4 0,3 0,2 0,9 0,9 0,3 0,3 28467,3 12172,4 149,5 68,7
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5.1.4_2103_Сирець СР1 505 СР1 506 250 250 41,4 204,5 204,3 0,4 0,4 10,7 10,0 1,3 1,2 4961,3 2126,1 149,9 69,3

5.1.4_2103_Сирець СР1 508 СР1 509 200 200 53,2 73,1 73,1 0,2 0,2 4,4 4,2 0,7 0,7 5650,5 2421,3 149,8 69,3

5.1.4_2103_Сирець СР1 406-13г СР1 т.7_406 100 100 102,9 11,1 11,1 0,4 0,4 3,9 3,6 0,4 0,4 7528,7 3220,6 147,6 68,5

5.1.4_2103_Сирець СР1 518 СР1 517 200 200 125,3 36,3 36,2 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 13255,2 5675,3 149,1 69,2

5.1.4_2103_Сирець СР1 502-1 СР1 502-2 200 200 94,0 75,8 75,7 0,4 0,4 4,8 4,5 0,7 0,7 9980,6 4275,9 149,9 69,1

5.1.4_2103_Сирець СР1 406-13 СР1 406-13в 125 125 48,0 11,1 11,1 0,1 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 3982,2 1697,2 148,5 68,0

5.1.4_2103_Сирець СР1 502 СР1 505 250 250 102,2 204,5 204,3 1,1 1,0 10,7 10,0 1,3 1,2 12255,4 5253,0 150,0 69,3

5.1.4_2103_Сирець СР1 501 СР1 501-2 200 200 22,4 9,6 9,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2380,4 1020,5 150,0 69,5

5.1.4_2103_Сирець СР1 521-1 СР1 521-1/1 80 80 48,0 4,9 4,9 0,1 0,1 2,4 2,3 0,3 0,3 3176,4 1357,1 149,3 69,3

5.1.4_2103_Сирець СР1 506 СР1 523 200 200 95,6 96,6 96,5 0,7 0,7 7,7 7,2 0,9 0,9 10157,1 4350,4 149,9 69,3

5.1.4_2103_Сирець СР1 502-4 СР1 502-4/1 200 200 39,8 33,5 33,4 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4215,0 1801,5 149,6 68,4

5.1.4_2103_Сирець СР1 502 СР1 502-1 200 200 24,8 75,8 75,7 0,1 0,1 4,8 4,5 0,7 0,7 2631,0 1126,6 150,0 69,1

5.1.4_2103_Сирець СР1 512 СР1 512-1 100 100 33,5 8,0 8,0 0,1 0,1 2,0 1,9 0,3 0,3 2489,7 1066,5 149,4 69,6

5.1.4_2103_Сирець 5.1.4_2103_Сирець СР1 501 300 300 21,5 289,9 289,6 0,2 0,2 8,3 7,7 1,2 1,2 2854,8 1223,5 150,0 69,2

5.1.4_2103_Сирець СР1 406-13а СР1 406-13 200 200 45,3 33,5 33,5 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 4772,2 2044,4 148,6 68,8

5.1.4_2103_Сирець СР1 520 СР1 519 200 200 49,1 36,3 36,2 0,1 0,1 1,1 1,0 0,3 0,3 5199,7 2225,7 149,4 69,0

5.1.4_2103_Сирець СР1 521 СР1 521-2/1 80 80 40,4 9,6 9,6 0,4 0,4 9,4 8,8 0,6 0,5 2676,6 1148,1 149,5 69,6

5.1.4_2103_Сирець СР1 511 СР1 512 200 200 59,6 64,5 64,4 0,2 0,2 3,4 3,2 0,6 0,6 6326,1 2710,5 149,5 69,4

5.1.4_2103_Сирець СР1 521 СР1 521-1 100 100 48,9 14,1 14,1 0,3 0,3 6,3 5,9 0,5 0,5 3631,6 1555,8 149,5 69,4

5.1.4_2103_Сирець СР1 506 СР1 507 200 200 49,6 86,6 86,5 0,3 0,3 6,2 5,8 0,8 0,8 5269,8 2257,3 149,9 69,3

5.1.4_2103_Сирець СР1 502-2/1 СР1 502-4 200 200 92,0 51,0 50,9 0,2 0,2 2,2 2,0 0,5 0,5 9760,9 4173,7 149,8 68,8

5.1.4_2103_Сирець СР1 509 СР1 511 200 200 106,2 64,5 64,4 0,4 0,3 3,4 3,2 0,6 0,6 11271,6 4826,8 149,7 69,3

5.1.4_2103_Сирець СР1 517 СР1 516 200 200 45,5 16,5 16,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 4811,0 2058,0 148,8 69,1

5.1.4_2103_Сирець СР1 501-2 СР1 501-3 150 150 44,5 9,6 9,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3857,4 1651,4 149,7 69,7

5.1.4_2103_Сирець СР1 516 СР1 515 200 200 29,4 16,5 16,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 3098,6 1327,3 148,5 69,2

5.1.6_2208_Шамрила 4 Шмр 2 Шмр гараж 25 25 22,7 0,6 0,6 0,4 0,4 15,9 15,7 0,4 0,3 737,2 312,1 94,9 69,0

5.1.6_2208_Шамрила 4 Шмр ВОТЕ Шмр 1 150 150 16,1 50,9 50,8 0,1 0,1 9,2 9,1 0,8 0,8 1090,1 467,2 95,0 69,6

5.1.6_2208_Шамрила 4 5.1.6_2208_Шамрила 4 Шмр ВОТЕ 150 150 6,9 50,9 50,8 0,1 0,1 9,2 9,1 0,8 0,8 464,0 198,9 95,0 69,6

5.1.6_2208_Шамрила 4 Шмр 3 Шмр к-с_2 150 150 27,7 36,3 36,3 0,1 0,1 4,7 4,6 0,6 0,6 1873,8 802,9 94,8 69,8

5.1.6_2208_Шамрила 4 Шмр 1 Шмр 2 150 150 27,0 36,9 36,9 0,1 0,1 4,9 4,8 0,6 0,6 1820,8 781,0 95,0 69,7

5.1.6_2208_Шамрила 4 Шмр 2 Шмр 3 150 150 53,8 36,3 36,3 0,3 0,3 4,7 4,6 0,6 0,6 3637,0 1558,4 94,9 69,8

5.1.6_2208_Шамрила 4 Шмр 1 Шмр нннн 100 100 171,4 13,9 13,9 1,0 1,0 5,8 5,7 0,5 0,5 9597,1 4092,4 95,0 69,5

5.1.7_2209_Грекова 2 Грк 1 УО Шевченківської районної в м 70 70 83,3 20,5 20,5 6,8 6,7 81,7 80,4 1,5 1,5 3803,4 1629,0 94,8 69,7

5.1.7_2209_Грекова 2 Вузол Грк 1 100 100 90,9 20,5 20,5 1,1 1,1 12,6 12,4 0,8 0,7 5090,5 2178,0 95,0 69,6

5.1.8_2211_Берлінського 12 Брл Т.3 Брл БЕРЛ12 100 100 42,5 3,7 3,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 2384,4 1015,0 94,6 68,5

5.1.8_2211_Берлінського 12 Вузол блок господарчий КНП Київський 50 50 32,7 0,7 0,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 1368,0 577,6 95,0 68,6

5.1.8_2211_Берлінського 12 Вузол корпус лабораторний віварій КН 40 40 36,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1349,6 428,2 95,0 51,8

5.1.8_2211_Берлінського 12 Брл БЕРЛ12 корпус адміністративний ,прохі 40 40 57,1 3,7 3,7 2,9 2,9 51,0 50,2 0,9 0,8 2113,3 903,8 94,0 68,8

5.1.8_2211_Берлінського 12 Вузол корпус лабораторний №2 віварій 40 40 28,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1048,5 433,5 95,0 67,2

5.1.8_2211_Берлінського 12 5.1.8_2211_Берлінського 12 Вузол 100 100 4,8 18,0 18,0 0,0 0,0 9,8 9,6 0,7 0,7 267,6 114,7 95,0 69,1

5.1.8_2211_Берлінського 12 Вузол Брл Т.3 100 100 71,9 10,5 10,5 0,2 0,2 3,3 3,3 0,4 0,4 4042,2 1727,2 95,0 69,0

5.1.8_2211_Берлінського 12 Брл Т.3 корпус головний КНП Київський 100 100 36,4 6,8 6,8 0,1 0,1 1,4 1,4 0,3 0,2 2037,5 874,4 94,6 69,5

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 506-2 ВГ5 506-2ИЖАК4 150 150 12,6 8,1 8,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1075,2 460,6 147,3 68,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 511 ВГ5 511А 100 100 41,5 5,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 3044,3 1303,8 148,4 68,3

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 505-2 ВГ5 507-1 200 200 80,3 45,4 45,3 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 8497,4 3636,3 149,5 68,0

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 610 ВГ6 611 250 250 65,2 256,0 255,9 1,1 1,0 16,8 15,7 1,6 1,5 7843,8 3361,4 149,7 69,7

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-3 ВГ6 606-4 150 150 37,2 33,9 33,9 0,2 0,2 4,3 4,1 0,6 0,5 3221,2 1380,2 149,1 69,1

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 607 ВГ6 607-ЧЕРВ2 100 100 8,8 3,8 3,8 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 0,1 658,7 282,4 149,8 69,8

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-5 ВГ6 606А 300 300 42,2 34,0 33,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5625,0 2401,8 149,8 68,9

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 611-1 ВГ6 612-3 250 250 67,3 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8038,2 3435,2 149,3 69,2
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5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 505 ВГ5 505-ЧЕРВ10 150 150 18,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 1567,1 669,1 149,6 67,7

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 511 ВГ5 512 150 150 24,4 19,4 19,4 0,0 0,0 1,4 1,3 0,3 0,3 2090,2 894,2 148,4 67,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 612тГ ВГ6 612-УТ1НОВ 250 250 40,5 252,3 252,3 0,7 0,6 16,3 15,3 1,6 1,5 4872,1 2088,3 149,6 69,7

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-5/4 ВГ6 606-7 150 150 12,4 22,6 22,6 0,0 0,0 1,9 1,8 0,4 0,4 1067,5 457,5 148,4 69,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 501 ВГ5 502 200 200 67,7 78,4 78,3 0,3 0,3 5,1 4,8 0,8 0,7 7187,5 3079,6 150,0 68,4

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 501 ВГ5 501-1 250 250 76,8 13,1 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9189,0 3930,6 150,0 68,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 602 ВГ6 602т 150 150 113,7 7,5 7,5 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 9836,6 4199,8 149,5 69,1

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 608-1-БН2 ВГ6 608-БН2Ч2Б 100 100 41,6 16,3 16,3 0,3 0,3 8,3 7,8 0,6 0,6 3097,5 1326,8 149,5 69,7

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 512-4 ВГ5 513 150 150 80,7 16,5 16,5 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 6883,2 2946,6 147,5 67,8

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 УТ-1(603) ВГ6 УТ-2(605) 300 300 41,3 346,6 346,3 0,5 0,5 11,8 11,1 1,5 1,4 5500,5 2357,3 149,9 69,5

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 505-1" ВГ5 505-2 200 200 38,3 51,5 51,4 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 4053,7 1736,9 149,5 68,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 ВТ-1 ВГ5 501 250 250 18,8 91,5 91,3 0,0 0,0 2,1 2,0 0,6 0,5 2261,7 965,3 150,0 68,3

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 608 ВГ6 609 200 200 35,4 256,0 255,8 1,9 1,8 54,2 50,8 2,5 2,3 3778,7 1619,4 149,8 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 505ЧЕРВ12А ВГ5 506-1 150 150 84,9 8,1 8,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 7299,8 3120,9 148,7 68,4

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 613-ЗАП5К1 ВГ6 614 150 150 69,1 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5896,8 2515,9 147,9 68,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 501-1 ВГ5 501-2 250 250 91,1 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10879,6 4649,5 149,3 69,0

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 511А ВГ5 511-1 100 100 45,7 5,0 5,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 3355,4 1435,4 147,7 68,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 506-1 ВГ5 506-1ИЖАК5 150 150 12,8 8,1 8,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1100,0 471,2 147,8 68,4

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 609 ВГ6 609-1 250 250 48,2 256,0 255,8 0,8 0,8 16,8 15,7 1,6 1,5 5793,6 2482,8 149,7 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 607 ВГ6 608 250 250 25,4 272,3 272,1 0,5 0,5 19,0 17,8 1,7 1,6 3057,4 1310,3 149,8 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 501-1 ВГ5 501-1Т13 100 100 29,3 2,2 2,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 2166,6 926,7 149,3 69,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 505-ЧЕРВ10 ВГ5 505ЧЕРВ12А 150 150 67,9 8,1 8,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 5847,6 2501,3 149,5 68,0

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 ВТ-4 ВГ6 602А 300 300 17,0 13,2 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2264,9 965,7 150,0 68,5

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 502 ВГ5 503 200 200 31,2 78,4 78,3 0,2 0,1 5,1 4,8 0,8 0,7 3317,3 1421,6 149,9 68,4

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-6 ВГ6 606-5/4 125 125 37,1 22,6 22,6 0,2 0,2 5,0 4,7 0,6 0,5 3092,1 1324,7 148,5 69,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 607 ВГ6 ЧЕРВ1 100 100 71,1 9,9 9,9 0,2 0,2 3,1 2,9 0,4 0,4 5295,3 2264,4 149,8 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-5-БН5 ВГ6 606-6 150 150 66,9 22,6 22,6 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 5776,9 2474,1 148,8 69,1

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 УТ-2(605) ВГ6 606-5 300 300 143,7 320,0 319,7 1,4 1,4 10,1 9,4 1,4 1,3 19156,3 8207,1 149,9 69,5

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 513-1 ВГ5 514 100 100 62,6 1,8 1,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4560,9 1896,6 146,9 64,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-5А ВГ6 607 250 250 97,0 286,0 285,8 2,0 1,9 21,0 19,7 1,8 1,7 11670,4 5001,0 149,8 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 507-1 ВГ5 507-2 200 200 18,2 45,4 45,3 0,0 0,0 1,7 1,6 0,4 0,4 1920,8 823,1 149,3 68,0

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606А ВГ6 606 250 250 36,5 33,9 33,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 4373,9 1873,9 149,7 68,9

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 507 ВГ5 508 200 200 78,8 36,5 36,4 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,3 8323,7 3559,1 149,2 67,8

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 503 ВГ5 503-1 200 200 40,5 70,2 70,0 0,2 0,2 4,1 3,8 0,7 0,6 4297,0 1839,7 149,8 68,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 505 ВГ5 505-1" 200 200 58,0 51,5 51,4 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 6154,1 2634,1 149,6 68,1

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 602А ВГ6 602 300 300 28,5 13,2 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3782,5 1619,8 149,8 68,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 506-1ИЖАК5 ВГ5 506-2 150 150 38,5 8,1 8,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3296,1 1411,1 147,7 68,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 612тГ ВГ6 613 150 150 40,7 3,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3539,7 1492,3 149,6 67,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 501-2 ВГ5 501-3 250 250 14,3 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1700,9 728,7 148,3 69,1

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-5/1 ВГ6 606-5-БН5 150 150 12,6 22,6 22,6 0,0 0,0 1,9 1,8 0,4 0,4 1089,5 466,9 148,8 69,0

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-2 ВГ6 606-3 150 150 33,2 33,9 33,9 0,1 0,1 4,3 4,1 0,6 0,5 2871,4 1230,3 149,2 69,1

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 611-1/1 ВГ6 611-1 250 250 15,3 7,6 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1837,1 782,6 149,5 68,7

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 612-УТ1НОВ ВГ6 611-1/1 250 250 5,3 252,3 252,3 0,1 0,1 16,3 15,3 1,6 1,5 639,6 274,1 149,5 69,7

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 ВТ-3(601) ВГ6 ВТ-2 300 300 26,4 359,8 359,4 0,3 0,3 12,7 11,9 1,5 1,4 3522,3 1509,5 150,0 69,4

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 608 ВГ6 608-1 150 150 35,9 16,3 16,3 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 3123,9 1337,5 149,8 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 512-3/1 ВГ5 512-4 150 150 132,0 16,5 16,5 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 11284,6 4827,3 148,2 67,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 504 ВГ5 505 200 200 25,0 70,2 70,0 0,1 0,1 4,1 3,8 0,7 0,6 2652,2 1136,5 149,7 68,3

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 612 ВГ6 612тГ 250 250 109,7 255,9 255,9 1,8 1,7 16,8 15,8 1,6 1,5 13190,0 5652,1 149,6 69,7

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 512 ВГ5 512-3/1 150 150 3,3 16,5 16,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 282,4 120,9 148,2 67,3

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 510-1 ВГ5 510-2 65 65 48,8 3,6 3,6 0,2 0,2 3,9 3,7 0,3 0,3 2951,1 1261,9 147,8 68,6
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5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 510 ВГ5 510-1 100 100 36,4 3,6 3,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 2678,6 1145,3 148,6 68,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори 5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 ВТ-1 400 400 30,4 451,3 450,7 0,1 0,1 4,4 4,1 1,1 1,0 4659,1 1996,7 150,0 69,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 ВТ-1 ВГ6 ВТ-3(601) 250 250 22,1 359,8 359,4 0,7 0,7 33,2 31,1 2,2 2,1 2655,9 1139,4 150,0 69,4

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-5 ВГ6 606-5А 250 250 24,5 286,0 285,8 0,5 0,5 21,0 19,7 1,8 1,7 2947,2 1263,5 149,8 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 609-1 ВГ6 610 250 250 116,2 256,0 255,8 2,0 1,8 16,8 15,7 1,6 1,5 13970,1 5986,3 149,7 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606 ВГ6 606-1 200 200 69,2 33,9 33,9 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 7354,9 3150,3 149,5 69,0

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 507 ВГ5 507-МЕЖ12 100 100 12,8 8,9 8,9 0,0 0,0 2,5 2,3 0,3 0,3 943,6 407,1 149,2 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 ВТ-4 ВГ6 УТ-1(603) 300 300 148,9 346,7 346,3 1,8 1,7 11,8 11,1 1,5 1,4 19851,2 8507,9 150,0 69,5

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 510 ВГ5 511 150 150 72,9 28,3 28,2 0,2 0,2 3,0 2,8 0,5 0,5 6263,5 2680,1 148,6 67,9

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 602 ВГ6 602-1/1А 200 200 63,4 5,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 6732,5 2877,1 149,5 69,2

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 509 ВГ5 509-1 200 200 61,6 36,5 36,4 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,3 6496,9 2783,0 148,9 67,9

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 ВТ-2 ВГ6 ВТ-4 300 300 52,4 359,8 359,4 0,7 0,6 12,7 11,9 1,5 1,4 6989,8 2995,5 150,0 69,4

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 514 ВГ5 515 80 80 99,9 1,8 1,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 6308,2 2677,2 144,4 65,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 608-1 ВГ6 608-1-БН2 150 150 10,6 16,3 16,3 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 921,5 394,9 149,6 69,6

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 513 ВГ5 513-1 150 150 52,9 16,5 16,5 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 4505,8 1929,6 147,1 67,9

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 611 ВГ6 612 250 250 80,2 256,0 255,9 1,3 1,3 16,8 15,7 1,6 1,5 9647,9 4134,4 149,6 69,7

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 508 ВГ5 509 200 200 24,1 36,5 36,4 0,0 0,0 1,1 1,0 0,4 0,3 2543,6 1089,9 149,0 67,8

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-1-БН9 ВГ6 606-2 150 150 37,1 33,9 33,9 0,2 0,2 4,3 4,1 0,6 0,5 3208,9 1374,9 149,3 69,1

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-1 ВГ6 606-1-БН9 150 150 10,5 33,9 33,9 0,0 0,0 4,3 4,1 0,6 0,5 905,8 388,2 149,3 69,0

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 509-1 ВГ5 510 200 200 55,2 36,5 36,4 0,1 0,1 1,1 1,0 0,4 0,3 5820,3 2493,4 148,7 68,0

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 503-1 ВГ5 504 200 200 57,6 70,2 70,0 0,2 0,2 4,1 3,8 0,7 0,6 6106,4 2616,4 149,8 68,3

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 613 ВГ6 613-ЗАП5К1 100 100 34,8 3,6 3,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 2551,4 1091,4 148,6 67,5

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ6 606-4 ВГ6 606-5/1 150 150 45,1 22,6 22,6 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 3903,9 1670,8 149,0 69,0

5.1.9_3104_Вітряні Гори ВГ5 507-2 ВГ5 507 200 200 6,4 45,4 45,3 0,0 0,0 1,7 1,6 0,4 0,4 674,4 289,0 149,2 68,1

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 109 ЧФ 108 125 125 45,8 14,2 14,1 0,1 0,1 2,0 1,8 0,4 0,3 3622,5 1551,4 148,6 61,7

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 110 ЧФ 111 125 125 38,3 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3034,6 1289,5 148,8 62,9

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 105 ЧФ 106 50 50 18,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,9 0,8 0,1 0,1 988,8 419,3 147,2 64,7

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 111/2 школа музична №39 корпус №2 Уп 40 40 11,8 0,4 0,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,1 0,1 532,0 227,1 139,2 64,1

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 101 ЧФ  101/1 150 150 111,6 5,7 5,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 17805,8 7527,0 150,0 67,2

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 102/1 ЧФ 103 100 100 18,1 16,2 16,2 0,2 0,1 8,3 7,8 0,6 0,6 1329,9 569,8 148,9 67,9

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 103 (104/1) будинок житловий 50 50 14,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 747,9 315,3 147,1 65,5

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 111 ЧФ 111/1 80 80 36,2 1,0 1,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2281,2 971,1 145,6 63,9

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 103/1 Вузол 125 125 113,3 11,8 11,8 0,2 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 8922,5 3906,5 146,4 67,9

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 107/1 будинок житловий 25 25 27,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,9 0,5 0,1 0,1 1003,7 421,0 134,3 58,9

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 106 будинок житловий 125 125 23,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1863,9 747,9 148,0 62,5

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 107 ЧФ 107/1 65 65 60,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3539,2 1368,1 148,1 55,6

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 107/1 будинок житловий 25 25 25,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,6 0,3 0,1 0,1 941,5 392,6 134,3 58,6

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 102/4 будинок житловий 40 40 49,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1861,7 813,3 134,9 55,1

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 104 ЧФ 105 65 65 14,4 1,7 1,7 0,0 0,0 0,9 0,8 0,2 0,1 865,1 367,9 147,7 65,7

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 107 ЧФ 106 125 125 32,4 14,0 13,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,3 0,3 2562,9 1099,0 148,1 62,1

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ Камера змішування ЧФ 110 125 125 71,2 15,2 15,1 0,2 0,1 2,3 2,1 0,4 0,3 5643,6 2416,2 149,2 61,5

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ  101/1 ОСББ "Пуща Водиця" 65 65 68,2 5,7 5,7 0,7 0,6 9,9 9,3 0,5 0,5 7990,9 3411,6 146,9 67,8

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 101 ЧФ 102 100 100 135,1 31,4 31,3 4,2 3,9 31,1 28,9 1,2 1,1 9922,0 4194,4 150,0 64,5

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 108 ЧФ 107 125 125 41,2 14,2 14,1 0,1 0,1 2,0 1,8 0,4 0,3 3257,9 1395,3 148,4 61,8

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 102/4 база виробнича ВП "Київське те 125 125 383,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42418,1 16725,5 134,9 49,6

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 103 ЧФ БН Ф.Максименка,10 100 100 216,9 16,2 16,2 1,8 1,7 8,3 7,8 0,6 0,6 15907,9 6799,6 148,8 68,3

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 106 ЧФ 105 125 125 61,8 13,8 13,8 0,1 0,1 1,9 1,7 0,3 0,3 8444,0 3613,6 148,0 62,4

5.1.10_3203_Червонофлотська26
5.1.10_3203_Червонофлотськ

а26 ЧФ 101 200 200 18,0 70,0 69,9 0,1 0,1 4,1 3,8 0,7 0,6 1867,8 800,4 150,0 67,0

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 104 ЧФ 103 (104/1) 125 125 21,2 13,8 13,8 0,0 0,0 1,9 1,7 0,3 0,3 2885,5 1235,9 147,3 62,5

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 105 ЧФ 104 125 125 7,7 13,8 13,8 0,0 0,0 1,9 1,7 0,3 0,3 1043,9 447,3 147,4 62,4
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5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ БН Ф.Максименка,10 ЧФ 104 80 80 8,5 4,7 4,7 0,0 0,0 2,3 2,2 0,3 0,3 553,4 235,4 147,9 66,8

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 106 будинок житловий 50 50 61,8 0,8 0,8 0,1 0,1 0,9 0,8 0,1 0,1 3193,4 1354,1 146,1 66,3

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 101 лікувальні та допоміжні приміщ 150 150 87,8 17,3 17,2 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 7446,0 3226,3 150,0 69,8

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 104 будинок житловий 65 65 76,5 3,0 3,0 0,2 0,2 2,8 2,6 0,3 0,3 4598,5 1969,5 147,7 68,2

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 111/1 школа музична №39 корпус №1 Уп 50 50 18,2 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 924,0 396,9 143,3 66,0

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 111/1 ЧФ 111/2 50 50 30,7 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1559,6 653,7 143,3 63,5

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 102 ЧФ 102/1 150 150 144,9 16,2 16,2 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 12121,4 5261,3 149,7 67,9

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 110 ЧФ 109 125 125 29,2 14,2 14,1 0,1 0,1 2,0 1,8 0,4 0,3 2310,4 989,7 148,8 61,6

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 102 ЧФ Камера змішування 80 80 117,4 15,2 15,1 2,8 2,5 23,5 21,7 0,9 0,8 7598,5 3200,3 149,7 61,4

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 103 (104/1) ЧФ 103/1 125 125 108,4 13,7 13,6 0,2 0,2 1,8 1,7 0,3 0,3 8545,5 3655,9 147,1 62,8

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 105 будинок житловий 50 50 25,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,9 0,8 0,1 0,1 1333,9 573,4 147,2 67,9

5.1.10_3203_Червонофлотська26 ЧФ 103/1 ЧФ 102/4 125 125 278,5 1,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21926,5 7634,6 146,4 36,1

5.1.11_3204_Міська 2 Мск 5 майстерня Пуща-водицький психо 40 40 24,2 2,9 2,9 0,7 0,7 30,2 29,7 0,7 0,6 893,5 382,5 94,4 69,3

5.1.11_3204_Міська 2 Мск 4 гараж (склад) Пуща-водицький п 50 50 14,6 6,7 6,7 0,8 0,7 51,9 51,1 1,0 1,0 601,8 258,1 94,9 69,8

5.1.11_3204_Міська 2 Вузол Мск 1 100 100 66,0 14,0 14,0 0,4 0,4 5,9 5,8 0,5 0,5 3693,5 1572,2 95,0 68,7

5.1.11_3204_Міська 2 Мск 4 Мск 5 50 50 28,9 2,9 2,9 0,3 0,3 9,4 9,2 0,4 0,4 1191,2 507,8 94,9 69,2

5.1.11_3204_Міська 2 Вузол Мск 4 80 80 41,6 14,9 14,9 0,9 0,9 21,7 21,3 0,9 0,8 2074,3 889,0 95,0 69,6

5.1.11_3204_Міська 2 Мск 1 Мск 2 80 80 38,1 3,7 3,7 0,1 0,0 1,3 1,3 0,2 0,2 1885,4 794,7 94,7 66,6

5.1.11_3204_Міська 2 Мск 2 будинок житловий 50 50 18,2 2,5 2,4 0,1 0,1 6,9 6,8 0,4 0,4 732,2 318,5 94,2 69,2

5.1.11_3204_Міська 2 Вузол пральня Пуща-водицький психоне 32 32 7,3 3,1 3,1 0,9 0,8 117,6 115,8 1,1 1,1 157,4 111,9 95,0 70,0

5.1.11_3204_Міська 2 Мск 2 ТК 3 50 50 169,7 1,2 1,2 0,3 0,3 1,7 1,7 0,2 0,2 6841,7 2776,4 94,2 63,9

5.1.11_3204_Міська 2 Вузол ЦТП 100 100 5,3 19,0 19,0 0,1 0,1 10,9 10,7 0,7 0,7 203,7 146,0 95,0 70,0

5.1.11_3204_Міська 2 Мск 1 корпус головний Пуща-водицький 100 100 47,2 10,3 10,3 0,2 0,1 3,2 3,1 0,4 0,4 2621,6 1128,4 94,7 69,6

5.1.11_3204_Міська 2 Мск 4 теплиця Пуща-водицький психоне 50 50 17,1 5,3 5,3 0,6 0,6 32,7 32,2 0,8 0,8 705,4 302,4 94,9 69,8

5.1.11_3204_Міська 2 ТК 3 корпус адміністративний Пуща-в 50 50 33,8 1,2 1,2 0,1 0,1 1,7 1,7 0,2 0,2 1291,6 551,3 88,6 64,4

5.1.11_3204_Міська 2 5.1.11_3204_Міська 2 Вузол 100 100 7,7 55,6 55,6 0,7 0,7 92,7 91,2 2,0 2,0 428,0 183,4 95,0 69,5

5.1.11_3204_Міська 2 Вузол пральня Пуща-водицький психоне 32 32 29,0 4,5 4,5 7,0 6,9 239,9 236,1 1,6 1,6 1020,6 437,7 95,0 69,8

5.1.12_3206_Червонофлотська28 ЧФ3 Т.1 ЧФ3 Т.2 80 80 52,6 1,3 1,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2608,3 1091,3 94,8 67,6

5.1.12_3206_Червонофлотська28 ЧФ3 3 інтернат №25 Управління освіти 80 80 6,5 16,0 16,0 0,2 0,2 24,9 24,5 0,9 0,9 321,4 137,8 94,7 69,7

5.1.12_3206_Червонофлотська28 ЧФ3 2 ЧФ3 Т.1 80 80 37,2 17,4 17,4 1,1 1,1 29,2 28,7 1,0 1,0 1845,6 790,7 94,9 69,4

5.1.12_3206_Червонофлотська28 ЧФ3 Т.2 пральня ІНТЕРНАТУ №25 Управлін 32 32 23,5 1,3 1,3 0,5 0,5 21,2 20,9 0,5 0,5 801,2 342,6 92,8 67,9

5.1.12_3206_Червонофлотська28 ЧФ3 Т.1 ЧФ3 3 80 80 38,7 16,0 16,0 1,0 0,9 24,9 24,5 0,9 0,9 1921,9 824,4 94,8 69,7

5.1.12_3206_Червонофлотська28 ЧФ3 1 ЧФ3 2 100 100 6,1 17,4 17,4 0,1 0,1 9,1 8,9 0,6 0,6 339,2 145,4 94,9 69,4

5.1.12_3206_Червонофлотська28 Вузол ЧФ3 1 100 100 31,1 17,4 17,4 0,3 0,3 9,1 8,9 0,6 0,6 1729,6 741,4 95,0 69,4

5.1.12_3206_Червонофлотська28 Вузол ЧФ3 1/1 50 50 43,7 1,1 1,1 0,1 0,1 1,5 1,5 0,2 0,2 1788,1 745,9 95,0 66,6

5.1.12_3206_Червонофлотська28 ЧФ3 1/1 офісні приміщення (магазин) Фі 50 50 11,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 438,8 187,6 93,4 67,7

5.1.12_3206_Червонофлотська28 ЧФ3 1/1 будинок адміністративний ПАТ " 50 50 41,2 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,1 0,1 1640,5 697,2 93,4 67,3

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 НПр А НПр Б 80 80 64,9 7,4 7,4 0,3 0,3 5,4 5,3 0,4 0,4 3192,6 1366,1 94,4 67,9

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 НПр 1 НПр А 100 100 62,6 7,4 7,4 0,1 0,1 1,7 1,6 0,3 0,3 3502,9 1481,5 94,9 67,7

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 Вузол НПр 1 150 150 71,9 34,8 34,8 0,3 0,3 4,3 4,3 0,6 0,6 4879,6 2088,4 95,0 69,4

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 НПр Б НПр 2 70 70 139,6 7,4 7,4 1,5 1,5 10,8 10,7 0,6 0,5 6273,1 2680,2 94,0 68,3

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 НПр 2 будинок житловий 70 70 41,1 7,4 7,4 0,4 0,4 10,8 10,7 0,6 0,5 1838,9 787,4 93,1 68,4

5.1.13_3207_Новікова-Прибоя 11 НПр 1 інтернат №21 Управління освіти 80 80 22,9 27,3 27,3 1,7 1,6 72,4 71,3 1,6 1,5 1139,2 489,7 94,9 69,9

5.1.14_3210_Юнкерова 28 Юнк 4 Юнк 5 80 80 53,2 32,0 32,0 5,3 5,2 99,4 97,8 1,8 1,8 2639,6 1130,9 94,7 69,5

5.1.14_3210_Юнкерова 28 Юнк 1 Юнк 2 100 100 45,1 32,0 32,0 1,4 1,4 30,8 30,3 1,2 1,2 2514,0 1077,1 95,0 69,4

5.1.14_3210_Юнкерова 28 Юнк 3 Вузол 100 100 27,4 32,0 32,0 0,8 0,8 30,8 30,3 1,2 1,2 1525,3 653,6 94,8 69,4

5.1.14_3210_Юнкерова 28 Юнк 6 Юнк 7 80 80 61,6 32,0 32,0 6,1 6,0 99,4 97,8 1,8 1,8 3053,0 1308,0 94,6 69,6

5.1.14_3210_Юнкерова 28 Юнк 2 Юнк 3 100 100 34,9 32,0 32,0 1,1 1,1 30,8 30,3 1,2 1,2 1943,4 832,7 94,9 69,4

5.1.14_3210_Юнкерова 28 Вузол Юнк 4 100 100 52,6 32,0 32,0 1,6 1,6 30,8 30,3 1,2 1,2 2926,0 1253,6 94,8 69,5

5.1.14_3210_Юнкерова 28 Юнк 5 Юнк 6 80 80 36,1 32,0 32,0 3,6 3,5 99,4 97,8 1,8 1,8 1792,5 768,1 94,6 69,5
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5.1.14_3210_Юнкерова 28 Вузол Юнк 1 100 100 17,7 32,0 32,0 0,5 0,5 30,8 30,3 1,2 1,2 987,3 422,9 95,0 69,3

5.1.14_3210_Юнкерова 28 Юнк 7 ДЗ Дитячий санаторій "Піонер" 50 50 16,3 32,0 32,0 19,1 18,8 1171,6 1152,7 4,7 4,6 667,0 285,8 94,5 69,6

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли Спальный 1 ДЗ спальний корпус ДИТЯЧИЙ САН 50 50 16,2 17,4 17,4 5,6 5,5 343,8 338,3 2,5 2,5 650,9 278,9 94,5 69,6

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка БН ЦТП 80 80 24,2 6,4 6,4 0,1 0,1 4,0 4,0 0,4 0,4 1194,8 513,7 95,0 69,9

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли тк 1 Яли тк 32 32 128,9 5,7 5,7 50,4 49,6 391,1 384,5 2,1 2,0 4429,6 1883,1 94,9 68,6

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка БН Яли тк 1 200 200 32,6 41,2 41,2 0,0 0,0 1,3 1,3 0,4 0,4 2592,7 1110,3 95,0 69,1

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли тк 3 ДЗ ізолятор ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ 32 32 62,4 4,1 4,1 12,7 12,5 203,2 200,0 1,5 1,5 2145,4 916,4 94,7 69,4

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли тк їдальня ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЯЛИ 32 32 52,4 5,4 5,4 18,1 17,9 346,5 341,0 1,9 1,9 1785,8 766,2 94,2 69,1

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли тк 4 Яли Спальный 2 50 50 57,0 14,0 14,0 12,8 12,6 223,9 220,3 2,1 2,0 2297,1 983,4 94,5 69,5

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли Спальный 2 ДЗ   спальний корпус ДИТЯЧИЙ С 50 50 15,7 14,0 14,0 3,5 3,5 223,9 220,3 2,1 2,0 632,3 271,0 94,3 69,5

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли тк 3 Яли тк 4 100 100 85,1 31,4 31,4 2,5 2,5 29,5 29,1 1,2 1,1 4705,0 2015,8 94,7 69,5

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли тк прохідна ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЯЛ 32 32 56,8 0,3 0,3 0,1 0,1 1,4 1,3 0,1 0,1 1937,5 780,7 94,2 65,0

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли тк 4 Яли Спальный 1 50 50 21,8 17,4 17,4 7,5 7,4 343,8 338,3 2,5 2,5 878,0 376,4 94,5 69,5

5.1.15_3213_СанаторійЯлинка Яли тк 1 Яли тк 3 150 150 153,1 35,5 35,5 0,7 0,7 4,5 4,4 0,6 0,6 9909,8 4246,4 94,9 69,4

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 1-1 будинок адміністративний Будин 50 50 12,7 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 511,9 217,2 94,7 68,8

5.1.16_3216_Червонофлотська 6
5.1.16_3216_Червонофлотськ

а 6 ЧФ1 1 150 150 14,8 50,3 50,3 0,1 0,1 9,1 8,9 0,8 0,8 956,9 410,1 95,0 69,6

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 1-1 корпус (спальний) Будинок вете 80 80 27,9 3,9 3,9 0,0 0,0 1,5 1,4 0,2 0,2 1374,0 588,5 94,7 69,5

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 3 будинок житловий 65 65 31,1 12,3 12,3 1,4 1,3 43,5 42,8 1,1 1,1 1420,5 608,5 94,8 69,7

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 2 ЧФ1 3 100 100 29,0 24,6 24,6 0,5 0,5 18,1 17,9 0,9 0,9 1607,1 688,4 94,8 69,7

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 2 будинок житловий 80 80 19,8 11,8 11,8 0,3 0,3 13,4 13,2 0,7 0,7 980,2 420,2 94,8 69,8

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 3 будинок житловий 80 80 28,3 12,3 12,3 0,4 0,4 14,6 14,4 0,7 0,7 1399,0 599,3 94,8 69,7

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 1 ЧФ1 1-2 150 150 27,0 36,3 36,3 0,1 0,1 4,7 4,7 0,6 0,6 1743,5 747,0 95,0 69,6

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 1 ЧФ1 1-1 80 80 27,3 4,3 4,3 0,0 0,0 1,8 1,8 0,2 0,2 1348,6 575,4 95,0 69,2

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 1 ЦТП 80 80 11,1 9,7 9,7 0,1 0,1 9,1 8,9 0,6 0,5 550,8 236,4 95,0 69,9

5.1.16_3216_Червонофлотська 6 ЧФ1 1-2 ЧФ1 2 125 125 66,1 36,3 36,3 0,8 0,8 12,3 12,1 0,9 0,8 4127,8 1768,3 94,9 69,7

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/6 1Тр 104/7 125 125 82,4 15,4 15,4 0,2 0,2 2,2 2,2 0,4 0,4 5451,0 2334,0 103,0 68,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/2 1Тр 104/3 125 125 69,4 34,9 34,8 0,8 0,8 11,4 11,1 0,8 0,8 4636,9 1982,8 104,3 68,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 102/3 1Тр 102/4 100 100 54,4 18,3 18,3 0,6 0,5 10,1 9,9 0,7 0,7 3195,9 1368,9 104,4 69,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106/2 1Тр 106/3 100 100 56,4 1,8 1,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3154,6 1322,8 103,8 59,9

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106/3 1Тр 160/4 80 80 29,5 1,1 1,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1439,3 611,0 102,0 59,8

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/6 СШ №4 (ІТП 2) адміністративний 65 65 40,9 2,3 2,3 0,1 0,1 1,6 1,6 0,2 0,2 1946,9 830,2 103,0 68,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104 1Тр 104/1 150 150 159,2 49,4 49,3 1,4 1,4 8,8 8,5 0,8 0,8 10938,9 4709,7 104,8 68,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 209а 1Тр 210 100 100 177,6 10,8 10,8 0,6 0,6 3,5 3,4 0,4 0,4 10071,1 4302,0 102,4 65,6

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/5 Вузол 125 125 59,3 17,1 17,1 0,2 0,2 2,8 2,7 0,4 0,4 3949,7 1697,5 103,8 69,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 101 будинок житловий 50 50 100,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4291,0 1684,6 105,0 63,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/1 1Тр Га_40бвд 100 100 126,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7366,0 3048,4 104,6 66,7

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104 Вузол 200 200 33,1 56,8 56,7 0,1 0,1 2,6 2,5 0,5 0,5 2794,9 1201,8 104,8 67,7

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 111/3 будинок житловий 50 50 25,1 1,4 1,4 0,1 0,1 2,4 2,4 0,2 0,2 1045,4 445,6 101,1 66,8

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 113/1 церква (хозблок) Українська єв 150 150 12,4 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 831,2 349,8 100,6 65,7

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня Вузол Вузол 150 150 34,1 19,8 19,8 0,0 0,0 1,4 1,4 0,3 0,3 2278,0 976,6 101,2 66,5

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 110 1Тр 111 150 150 73,4 39,2 39,1 0,4 0,4 5,5 5,4 0,6 0,6 4984,2 2127,5 103,9 65,5

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр Ліс_30/3 1Тр 102/3 100 100 41,1 18,3 18,3 0,4 0,4 10,1 9,9 0,7 0,7 2414,0 1034,1 104,5 69,2

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 111 1Тр 112 150 150 229,8 33,4 33,3 0,9 0,9 4,0 3,9 0,5 0,5 15539,1 6646,5 103,8 65,7

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106/6 корпус офісний ВГБФ "Батьківсь 32 32 14,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 519,8 219,6 101,6 65,8

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/5 1Тр 104/6 125 125 206,4 17,7 17,7 0,6 0,6 3,0 2,9 0,4 0,4 13743,1 5853,5 103,8 68,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 209 1Тр 209а 100 100 236,5 10,8 10,8 0,8 0,8 3,5 3,4 0,4 0,4 13736,2 5748,0 103,7 65,2

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106/1 корпус №1 ВГБФ "Батьківська ту 50 50 44,8 1,1 1,1 0,1 0,1 1,5 1,4 0,2 0,2 1856,0 814,3 104,4 68,5

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 204 1Тр 209 100 100 299,4 44,7 44,7 18,1 17,6 60,5 58,9 1,7 1,6 17408,2 7450,7 104,1 67,9

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 203 1Тр 204 100 100 7,0 44,7 44,7 0,4 0,4 60,5 58,9 1,7 1,6 406,0 174,0 104,1 67,7

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 201 1Тр Ліс_25 40 40 40,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1571,6 612,6 104,5 62,7
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5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 102/2 1Тр Ліс_30/3 125 125 14,1 18,3 18,3 0,0 0,0 3,1 3,1 0,4 0,4 950,4 407,2 104,6 69,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 107 1Тр 108 250 250 108,7 59,0 58,8 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,3 10223,5 4378,9 104,5 66,4

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 109 будинок житловий 50 50 53,3 0,6 0,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 2242,1 946,8 104,1 67,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 110 1Тр 110/1 100 100 52,7 8,5 8,5 0,1 0,1 2,2 2,1 0,3 0,3 3030,2 1318,4 103,9 68,9

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 160/5 корпус N 4 ВГБФ "Батьківська т 50 50 33,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 1298,9 563,9 99,0 64,5

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня Вузол 1Тр 107 200 200 51,3 59,0 58,8 0,1 0,1 2,8 2,7 0,5 0,5 4306,7 1845,2 104,6 66,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 102/4 корпус лікувальний №1 ДУ "ННЦ 80 80 37,6 7,6 7,6 0,2 0,2 5,7 5,6 0,4 0,4 1969,5 842,9 104,2 69,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 201 приватна школа ТОВ " Міжнародн 100 100 65,6 10,9 10,9 0,2 0,2 3,6 3,5 0,4 0,4 3825,9 1651,4 104,5 69,4

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 211 лікарня Дитяча клінічна туберк 100 100 46,2 10,8 10,8 0,2 0,2 3,5 3,4 0,4 0,4 2595,7 1111,5 100,0 66,4

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 111/1 1Тр 111/2 100 100 155,3 5,8 5,8 0,2 0,2 1,0 1,0 0,2 0,2 8878,3 3784,6 102,8 66,9

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 111/2 1Тр 111/3 80 80 19,3 5,8 5,8 0,1 0,1 3,3 3,2 0,3 0,3 978,9 419,3 101,3 67,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106 Вузол 300 300 81,0 59,0 58,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 8445,9 3623,1 104,7 66,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 160/4 1Тр 160/5 65 65 42,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 1870,9 796,8 100,7 60,5

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106/2 1Тр 106/6 100 100 57,5 1,5 1,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3217,2 1394,0 103,8 65,5

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 209 Вузол 100 100 99,1 33,9 33,9 3,5 3,4 34,8 34,0 1,3 1,2 5754,5 2479,8 103,7 69,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106/1 1Тр 106/2 100 100 38,9 3,3 3,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 2199,0 930,9 104,4 61,6

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз ВТ_1 будинок житловий 50 50 23,3 4,0 4,0 0,4 0,4 18,4 18,0 0,6 0,6 971,0 418,8 101,8 67,6

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 112 1Тр 113/1 150 150 238,7 5,9 5,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 16106,5 6835,1 103,3 66,8

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз 33_ПО будинок житловий 50 50 20,4 2,0 2,0 0,1 0,1 4,5 4,5 0,3 0,3 836,8 358,6 100,2 66,4

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня Вузол 1Тр 104а 250 250 34,2 56,8 56,7 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 3253,3 1394,0 104,8 67,8

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106 1Тр 106/1 65 65 26,6 4,5 4,5 0,2 0,2 5,8 5,6 0,4 0,4 1264,6 531,1 104,7 63,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106/3 будинок житловий 80 80 79,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3860,0 1421,1 102,0 55,6

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 160/5 корпус медичний ВГБФ "Батьківс 50 50 70,8 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 2791,2 1105,0 99,0 58,8

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 101 1Тр 102 300 300 136,9 188,0 187,4 0,5 0,4 3,3 3,2 0,8 0,8 14405,3 6172,8 105,0 67,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 160/5 корпус N 4с ВГБФ "Батьківська 50 50 33,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1307,5 534,5 99,0 60,8

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 110/1 школа спортивна КДЮ СШ "Пуща-В 100 100 10,9 8,5 8,5 0,0 0,0 2,2 2,1 0,3 0,3 636,3 272,6 103,5 68,9

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 203 1Тр Га_28в-е 50 50 16,4 1,0 1,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,1 0,1 697,1 299,5 104,1 68,9

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/3 1Тр 104/5 125 125 216,6 34,9 34,8 2,5 2,4 11,4 11,1 0,8 0,8 14437,9 6178,9 104,2 68,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 210 1Тр 211 100 100 281,8 10,8 10,8 1,0 1,0 3,5 3,4 0,4 0,4 15924,1 6788,9 101,5 66,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз ВТ_1 Вузол 150 150 206,3 23,5 23,4 0,4 0,4 2,0 1,9 0,4 0,4 13847,2 5914,8 101,8 66,4

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106/6 їдальня ВГБФ "Батьківська турб 50 50 57,8 1,3 1,3 0,1 0,1 2,0 2,0 0,2 0,2 2390,8 1018,8 101,6 66,4

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 112 ПОз ВТ_1 150 150 621,1 27,5 27,4 1,7 1,6 2,7 2,6 0,5 0,4 41914,1 17868,2 103,3 66,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104а 1Тр 201 250 250 144,4 56,8 56,7 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,3 13715,3 5873,1 104,7 67,9

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 106/3 корпус N 3 ВГБФ "Батьківська т 50 50 21,3 0,5 0,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 854,3 378,3 102,0 66,8

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/7 СШ №4 (ІТП 1) учбово спальний 80 80 35,4 15,4 15,4 0,8 0,8 23,1 22,6 0,9 0,9 1825,3 781,9 102,7 68,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз 34_ПО будинок житловий 50 50 16,1 2,0 2,0 0,1 0,1 4,5 4,5 0,3 0,3 659,9 282,5 99,8 66,2

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/2 Вузол 100 100 74,1 12,8 12,8 0,4 0,4 4,9 4,8 0,5 0,5 4333,6 1864,0 104,3 69,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня
5.1.17_3217_Санаторій 

1Травня 1Тр 101 300 300 15,0 188,4 187,9 0,1 0,0 3,4 3,3 0,8 0,8 1581,4 677,7 105,0 67,2

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/1 1Тр 104/1в 150 150 163,6 47,7 47,6 1,3 1,3 8,2 8,0 0,8 0,8 11297,2 4841,0 104,6 68,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз Л_66/14 ПОз 31_ПО 100 100 21,0 10,7 10,7 0,1 0,1 3,4 3,4 0,4 0,4 1181,5 506,2 100,8 66,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз 33_ПО будинок житловий 40 40 18,3 1,2 1,2 0,1 0,1 5,0 4,9 0,3 0,3 681,7 291,6 100,2 66,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз 34_ПО будинок житловий 80 80 20,2 2,8 2,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 1011,0 432,7 99,8 66,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз 30_ПО ПОз Л_66/14 125 125 12,9 10,7 10,7 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,2 830,9 356,0 100,9 66,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104/1в 1Тр 104/2 125 125 31,5 47,6 47,6 0,7 0,7 21,3 20,7 1,1 1,1 2106,3 902,6 104,4 68,4

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 108 ДЗ №52 Управління освіти Оболо 100 100 111,9 10,6 10,6 0,4 0,4 3,4 3,3 0,4 0,4 6461,7 2804,4 104,3 69,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 102/4 корпус лікувальний №2 ДУ "ННЦ 80 80 22,0 10,6 10,6 0,2 0,2 11,1 10,8 0,6 0,6 1150,9 493,3 104,2 69,4

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз 32_ПО ПОз 33_ПО 100 100 54,0 7,9 7,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,3 0,3 3039,2 1299,3 100,6 65,9

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня Вузол будинок житловий 125 125 79,0 3,6 3,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5116,2 2173,7 101,2 66,4

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 102 1Тр 103 200 200 87,6 169,7 169,2 2,0 1,9 22,9 22,2 1,6 1,5 7412,6 3172,9 104,9 67,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня Вузол 1Тр 109 150 150 51,5 48,4 48,2 0,4 0,4 8,4 8,2 0,8 0,8 3499,5 1499,4 104,2 66,0
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5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 104 1Тр 106 300 300 91,8 63,5 63,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 9638,6 4098,5 104,8 66,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз 31_ПО ПОз 32_ПО 100 100 18,1 9,3 9,3 0,0 0,0 2,6 2,6 0,3 0,3 1019,8 436,5 100,7 66,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 201 1Тр 203 100 100 324,0 45,7 45,7 20,5 19,9 63,2 61,5 1,7 1,6 18905,8 8076,4 104,5 67,7

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 103 1Тр 104 200 200 58,0 169,7 169,2 1,3 1,3 22,9 22,2 1,6 1,5 4898,1 2099,0 104,9 67,1

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня ПОз 33_ПО ПОз 34_ПО 80 80 36,6 4,7 4,7 0,1 0,1 2,2 2,2 0,3 0,3 1835,4 784,9 100,2 66,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня Вузол ПОз 30_ПО 150 150 33,9 10,7 10,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2266,6 966,8 101,1 66,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 111/3 будинок житловий 50 50 15,7 4,4 4,4 0,3 0,3 21,9 21,5 0,6 0,6 654,3 280,6 101,1 67,2

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 108 Вузол 200 200 75,2 48,4 48,2 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 6304,0 2691,7 104,3 65,9

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 111 1Тр 111/1 100 100 98,5 5,8 5,8 0,1 0,1 1,0 1,0 0,2 0,2 5641,5 2414,4 103,8 66,3

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 109 1Тр 110 150 150 150,6 47,7 47,6 1,2 1,2 8,2 7,9 0,8 0,8 10232,9 4382,4 104,1 66,0

5.1.17_3217_Санаторій 1Травня 1Тр 102 1Тр 102/2 200 200 71,7 18,3 18,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 6064,4 2622,4 104,9 69,1

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 1 Осп 2 200 200 35,3 57,0 56,9 0,1 0,1 2,7 2,5 0,5 0,5 3729,7 1598,2 150,0 68,8

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп УТ21-Т2 Осп УТ21 150 150 43,2 24,0 24,0 0,1 0,1 2,2 2,0 0,4 0,4 3700,3 1585,2 149,2 68,3

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 13 Осп УТ21-Т2 150 150 77,5 24,0 24,0 0,2 0,2 2,2 2,0 0,4 0,4 6658,9 2846,3 149,5 68,2

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп УТ5(ТКБ) Осп УТ4(ТКА/1) 150 150 311,2 5,3 5,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 26403,2 11036,0 148,4 66,8

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп УТ21 Осп УТ5(ТКБ) 150 150 84,7 10,5 10,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 7254,4 3079,4 149,1 67,0

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 4 Осп 5 150 150 27,1 52,5 52,4 0,3 0,3 10,3 9,7 0,9 0,8 2335,2 1000,7 149,7 68,8

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 13 будинок житловий 100 100 7,6 8,2 8,2 0,0 0,0 2,1 2,0 0,3 0,3 564,1 243,1 149,5 69,7

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 5 Осп 6 150 150 10,9 3,7 3,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 936,7 401,3 149,7 69,0

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 13-Г Осп 13 150 150 34,2 32,2 32,2 0,1 0,1 3,9 3,6 0,6 0,5 2945,5 1260,1 149,6 68,5

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 2 Осп 3 150 150 63,8 52,5 52,4 0,7 0,6 10,3 9,7 0,9 0,8 5501,4 2356,0 149,9 68,7

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 6 Осп 10 65 65 50,9 3,7 3,7 0,2 0,2 4,2 4,0 0,3 0,3 3113,8 1331,5 149,4 69,3

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 13-Г будинок житловий 100 100 87,3 16,5 16,5 0,8 0,7 8,6 8,1 0,6 0,6 6467,7 2777,3 149,6 69,6

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 3 Осп 4 150 150 45,5 52,5 52,4 0,5 0,4 10,3 9,7 0,9 0,8 3914,3 1677,2 149,8 68,8

5.1.18_3218_Осиповського 2а Осп 5 Осп 13-Г 150 150 43,7 48,8 48,7 0,4 0,4 8,9 8,3 0,8 0,8 3760,7 1611,3 149,7 68,8

5.1.18_3218_Осиповського 2а
5.1.18_3218_Осиповського 

2а Осп 1 200 200 13,5 57,0 56,9 0,0 0,0 2,7 2,5 0,5 0,5 1429,2 612,5 150,0 68,8

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк БН_Полк_55 Плк 302 100 100 6,4 45,1 45,1 0,4 0,4 61,0 60,0 1,7 1,6 356,3 152,7 94,7 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 302 будинок житловий 100 100 63,4 33,5 33,5 2,1 2,1 33,7 33,2 1,2 1,2 3522,8 1509,4 94,7 69,7

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 104/3 Плк 104/4 50 50 75,4 9,1 9,1 7,1 7,0 94,1 92,6 1,3 1,3 3059,5 1309,6 94,5 69,3

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 204 будинок житловий 80 80 85,4 11,5 11,5 1,1 1,1 12,9 12,7 0,7 0,7 4219,1 1804,6 94,5 69,3

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 202 Плк 204 100 100 52,5 23,3 23,2 0,9 0,8 16,2 16,0 0,9 0,8 2912,6 1247,2 94,6 69,3

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 104/1 Плк 104/2 50 50 20,2 9,1 9,1 1,9 1,9 94,1 92,6 1,3 1,3 822,2 352,0 94,7 69,2

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк БН_Полк_55 ЦТП 150 150 5,9 11,6 11,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 391,4 167,8 94,7 69,7

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 105 будинок житловий 50 50 34,1 8,2 8,2 2,6 2,6 77,5 76,3 1,2 1,2 1390,9 595,8 94,7 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 106 Плк 107 65 65 75,8 7,4 7,4 1,2 1,2 16,0 15,8 0,6 0,6 3455,9 1474,0 94,6 69,3

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк БН Полк_74/76 Плк 106 125 125 14,7 42,2 42,2 0,2 0,2 16,6 16,3 1,0 1,0 935,9 401,0 94,6 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Вузол Вузол 250 250 57,3 146,1 146,1 0,3 0,3 5,2 5,1 0,9 0,8 6983,9 5861,6 94,9 69,5

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 204 будинок житловий 80 80 42,9 11,7 11,7 0,6 0,6 13,3 13,1 0,7 0,7 2117,7 907,6 94,5 69,5

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк БН КК_Плк Вузол 250 250 108,7 231,5 231,3 1,4 1,4 13,1 12,9 1,4 1,3 13268,9 11112,4 95,0 69,4

5.1.19_3219_Полкова 57 5.1.19_3219_Полкова 57 Плк БН КК_Плк 250 250 8,1 234,9 234,7 0,1 0,1 13,5 13,3 1,4 1,4 579,7 421,8 95,0 69,3

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 102 Плк 104 250 250 53,6 77,5 77,4 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,4 4862,1 2083,0 94,9 69,5

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 106 будинок житловий 100 100 15,4 34,7 34,7 0,6 0,6 36,2 35,6 1,3 1,3 857,9 367,9 94,6 69,7

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 104/2 Плк 104/3 50 50 25,5 9,1 9,1 2,4 2,4 94,1 92,6 1,3 1,3 1034,2 443,1 94,6 69,2

5.1.19_3219_Полкова 57 Вузол Плк 201/1 150 150 37,4 79,2 79,2 0,8 0,8 22,4 22,1 1,3 1,3 2463,0 1056,6 94,8 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 105 Плк БН Полк_74/76 150 150 51,3 54,0 54,0 0,5 0,5 10,4 10,3 0,9 0,9 3378,3 1447,5 94,7 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 302 будинок житловий 100 100 38,1 11,6 11,6 0,2 0,2 4,0 4,0 0,4 0,4 2115,4 905,6 94,7 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 104/4 ДНЗ №104 50 50 8,5 9,1 9,1 0,8 0,8 94,1 92,6 1,3 1,3 342,7 146,9 94,2 69,4

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 102 будинок житловий 50 50 14,0 5,4 5,4 0,5 0,5 32,8 32,3 0,8 0,8 569,8 244,6 94,9 69,8

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 101 Плк 102 250 250 39,1 82,8 82,8 0,1 0,1 1,7 1,7 0,5 0,5 3544,6 1518,9 94,9 69,5

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 203 корпус лікувальний (амбулаторі 150 150 6,5 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 427,2 183,0 94,5 69,5
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5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 202 Плк 203 50 50 12,2 3,4 3,4 0,2 0,2 13,0 12,8 0,5 0,5 496,3 212,7 94,6 69,4

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 202 Плк БН_Полк_72 150 150 161,1 33,2 33,1 0,6 0,6 3,9 3,9 0,5 0,5 10588,1 4533,5 94,6 69,5

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк БН Полк_74/76 ЦТП 125 125 7,3 11,8 11,8 0,0 0,0 1,3 1,3 0,3 0,3 467,6 200,5 94,6 69,7

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 104 Плк 105 250 250 81,9 62,3 62,2 0,1 0,1 1,0 0,9 0,4 0,4 7421,9 3180,6 94,8 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 104/1 будинок житловий 50 50 15,3 3,0 3,0 0,2 0,2 10,5 10,3 0,4 0,4 623,8 267,7 94,7 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 201 будинок житловий 65 65 27,8 7,1 7,1 0,4 0,4 14,6 14,3 0,6 0,6 1266,1 543,5 94,8 69,7

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 107 будинок житловий 65 65 10,4 7,4 7,4 0,2 0,2 16,0 15,8 0,6 0,6 474,0 203,1 94,2 69,3

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк Меж119 БН Плк БН_Полк_55 150 150 77,3 56,7 56,7 0,9 0,9 11,5 11,3 0,9 0,9 5097,4 2182,9 94,8 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Вузол будинок житловий 65 65 31,6 2,4 2,4 0,1 0,1 1,7 1,7 0,2 0,2 1440,4 615,2 94,9 69,4

5.1.19_3219_Полкова 57 Вузол Плк 201 250 250 19,6 66,9 66,9 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,4 1773,3 759,0 94,8 69,3

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 201 Плк 202 250 250 113,9 59,8 59,8 0,1 0,1 0,9 0,9 0,4 0,3 10314,8 4416,7 94,8 69,3

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 104 Плк 104/1 50 50 25,3 12,1 12,1 4,2 4,2 167,3 164,6 1,8 1,7 1031,3 441,1 94,8 69,2

5.1.19_3219_Полкова 57 Вузол Плк 101 250 250 9,6 82,8 82,8 0,0 0,0 1,7 1,7 0,5 0,5 1166,3 978,0 94,9 69,4

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 201/1 Плк Меж119 БН 150 150 26,0 79,2 79,2 0,6 0,6 22,4 22,1 1,3 1,3 1311,2 954,9 94,8 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Плк 104 будинок житловий 50 50 27,8 3,1 3,1 0,3 0,3 11,0 10,9 0,5 0,4 1131,1 484,0 94,8 69,6

5.1.19_3219_Полкова 57 Вузол Вузол 250 250 108,9 148,6 148,5 0,6 0,6 5,4 5,3 0,9 0,9 13290,4 11140,8 94,9 69,4

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 107Б ДОВ 107А 200 200 25,0 95,1 95,0 0,2 0,2 7,5 7,0 0,9 0,9 2641,5 1132,0 149,5 68,7

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 304б Вузол 100 100 70,5 11,9 11,9 0,3 0,3 4,5 4,2 0,5 0,4 5174,8 2215,2 148,1 68,5

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 104 ДОВ 105 200 200 125,5 115,6 115,4 1,4 1,3 11,0 10,3 1,1 1,0 13293,9 5695,6 149,8 68,8

5.1.22_4103_Довженко Вузол ДОВ 304а 100 100 26,8 11,9 11,9 0,1 0,1 4,5 4,2 0,5 0,4 1969,3 843,6 148,6 68,2

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 107А ДОВ Довженка,14Б ЦТП 200 200 33,4 59,6 59,6 0,1 0,1 2,9 2,8 0,6 0,5 3524,9 1517,6 149,4 69,7

5.1.22_4103_Довженко ДОВ БН Вузол 150 150 35,3 17,9 17,8 0,0 0,0 1,2 1,1 0,3 0,3 2883,5 1263,5 150,0 67,9

5.1.22_4103_Довженко Вузол Вузол 100 100 77,0 11,9 11,9 0,3 0,3 4,5 4,2 0,5 0,4 5649,8 2418,3 147,7 68,7

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 106 ДОВ 107 200 200 100,4 115,6 115,4 1,1 1,0 11,0 10,3 1,1 1,0 17790,8 7621,5 149,7 68,8

5.1.22_4103_Довженко Вузол ДОВ 301 150 150 145,5 17,9 17,8 0,2 0,2 1,2 1,1 0,3 0,3 12521,5 5356,2 149,8 68,2

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 302 ДОВ 303 80 80 40,2 5,9 5,9 0,1 0,1 3,5 3,3 0,4 0,3 2648,4 1137,8 148,9 69,3

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 301 ДОВ 302 150 150 42,9 17,9 17,8 0,1 0,0 1,2 1,1 0,3 0,3 3682,9 1577,5 149,1 68,3

5.1.22_4103_Довженко 5.1.22_4103_Довженко ДОВ БН 200 200 7,6 133,5 133,2 0,1 0,1 14,7 13,8 1,3 1,2 807,0 345,8 150,0 68,5

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 107А ДОВ Довженка,14 (14/1) 125 125 185,8 25,7 25,7 1,2 1,1 6,4 6,0 0,6 0,6 26639,5 11391,3 149,4 69,2

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 302 Вузол 150 150 51,8 11,9 11,9 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 4443,3 1899,0 148,9 68,1

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 107 ДОВ 107Б 200 200 33,7 95,1 95,0 0,3 0,2 7,5 7,0 0,9 0,9 3566,9 1527,1 149,5 68,7

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 304а ДОВ 304б 100 100 42,2 11,9 11,9 0,2 0,2 4,5 4,2 0,5 0,4 3096,9 1326,3 148,4 68,3

5.1.22_4103_Довженко ДОВ БН Вузол 200 200 108,5 115,6 115,4 1,2 1,1 11,0 10,3 1,1 1,0 11490,0 4925,4 150,0 68,7

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 107А ДОВ Дегтярів.,35/9 200 200 467,7 9,8 9,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 82770,2 33560,7 149,4 65,7

5.1.22_4103_Довженко Вузол ДОВ 104 200 200 107,3 115,6 115,4 1,2 1,1 11,0 10,3 1,1 1,0 11368,6 4871,0 149,9 68,7

5.1.22_4103_Довженко ДОВ 105 ДОВ 106 200 200 26,5 115,6 115,4 0,3 0,3 11,0 10,3 1,1 1,0 2802,2 1200,8 149,7 68,8

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ т.1 ДГ т.2 150 150 35,8 15,2 15,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,2 3125,3 1338,7 149,8 69,8

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 101 ДГ 104 250 250 42,8 55,4 55,4 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 5161,0 2210,0 150,0 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 204А ДГ 205 250 250 28,0 89,4 89,3 0,1 0,1 2,1 1,9 0,6 0,5 3373,3 1445,6 149,9 69,6

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 208 ДГ 209 200 200 60,1 89,4 89,4 0,4 0,4 6,6 6,2 0,9 0,8 6426,9 2753,9 149,7 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 105 ДГ 106 250 250 89,4 55,4 55,4 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 10771,0 4613,8 149,8 69,8

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 204 ДГ 213 250 250 50,3 40,5 40,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 6059,8 2595,2 149,9 69,6

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 302 ДГ 303 200 200 114,8 13,2 13,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12214,3 5221,7 149,3 69,2

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 204 ДГ 204А 250 250 19,0 89,4 89,3 0,0 0,0 2,1 1,9 0,6 0,5 2293,5 982,9 149,9 69,6

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 5.1.23_4105_Дегтярівська 43 Вузол 300 300 10,5 256,7 256,5 0,1 0,1 6,5 6,1 1,1 1,0 1408,5 603,6 150,0 69,6

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 206А ДГ 207 250 250 24,8 89,4 89,3 0,1 0,0 2,1 1,9 0,6 0,5 2988,2 1280,5 149,8 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 210 ДГ 211 150 150 38,0 89,4 89,4 1,1 1,1 29,9 28,1 1,5 1,4 3313,5 1419,9 149,6 69,8

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 215 ДГ 215_СП5БН 100 100 45,1 40,5 40,5 2,3 2,2 51,5 48,4 1,6 1,5 3357,9 1438,8 149,5 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 206 ДГ 206А 250 250 22,3 89,4 89,3 0,0 0,0 2,1 1,9 0,6 0,5 2686,0 1151,0 149,8 69,6

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 301 ДГ т.6 100 100 18,1 8,1 8,1 0,0 0,0 2,1 2,0 0,3 0,3 1349,0 579,4 149,9 69,5
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5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ т.6 ДГ 307 100 100 41,7 8,1 8,1 0,1 0,1 2,1 2,0 0,3 0,3 3104,0 1328,9 149,8 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 Вузол ДГ 201 250 250 14,3 166,4 166,2 0,1 0,1 7,1 6,7 1,0 1,0 1724,0 738,5 150,0 69,5

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 201 ДГ 202 250 250 48,0 145,1 145,0 0,3 0,2 5,4 5,1 0,9 0,8 5786,1 2480,5 150,0 69,6

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 213 ДГ 214 200 200 65,9 40,5 40,5 0,1 0,1 1,4 1,3 0,4 0,4 7052,8 3021,2 149,8 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 201 ДГ 301 250 250 8,9 21,3 21,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1068,8 456,8 150,0 68,9

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 204 ДГ т.1 150 150 17,1 15,2 15,2 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,2 1493,4 640,2 149,9 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 211 ДГ 212 150 150 30,0 89,4 89,4 0,9 0,8 29,9 28,1 1,5 1,4 2617,8 1121,8 149,5 69,8

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 207 ДГ 208 200 200 67,4 89,4 89,4 0,4 0,4 6,6 6,2 0,9 0,8 7214,7 3091,4 149,8 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 214 ДГ 215 200 200 33,3 40,5 40,5 0,0 0,0 1,4 1,3 0,4 0,4 3564,3 1527,2 149,6 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 Вузол ДГ 101 300 300 17,5 90,3 90,2 0,0 0,0 0,8 0,8 0,4 0,4 2342,5 1004,8 150,0 69,8

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 209 ДГ 210 200 200 39,5 89,4 89,4 0,3 0,2 6,6 6,2 0,9 0,8 4219,3 1808,0 149,6 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 205 ДГ 206 250 250 14,1 89,4 89,3 0,0 0,0 2,1 1,9 0,6 0,5 1694,3 726,1 149,9 69,6

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 202 ДГ 204 250 250 29,5 145,1 145,0 0,2 0,1 5,4 5,1 0,9 0,8 3550,8 1521,7 149,9 69,6

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 104 ДГ 105 250 250 29,0 55,4 55,4 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 3491,7 1496,2 149,9 69,7

5.1.23_4105_Дегтярівська 43 ДГ 301 ДГ 302 200 200 74,4 13,2 13,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7939,3 3391,6 149,9 68,8

5.1.24_4203_Перемоги 66 5.1.24_4203_Перемоги 66 Вузол 150 150 4,9 81,5 81,5 0,1 0,1 23,7 23,3 1,3 1,3 385,6 165,3 95,0 69,6

5.1.24_4203_Перемоги 66 ПП2 Поб_66 нежилий будинок 100 100 92,5 2,2 2,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 6233,3 2593,1 94,9 67,8

5.1.24_4203_Перемоги 66 ПП2 3 ПП2 4 80 80 12,0 14,6 14,6 0,2 0,2 20,7 20,4 0,8 0,8 715,7 306,4 94,8 69,4

5.1.24_4203_Перемоги 66 ПП2 1 ПП2 Поб_66 140 140 50,6 33,1 33,1 0,3 0,3 5,6 5,5 0,6 0,6 3952,5 1694,2 95,0 69,7

5.1.24_4203_Перемоги 66 ПП2 4 готель 80 80 16,2 7,9 7,9 0,1 0,1 6,0 5,9 0,5 0,4 966,9 414,8 94,7 69,7

5.1.24_4203_Перемоги 66 Вузол ПП2 1 150 150 13,5 64,6 64,5 0,2 0,2 14,9 14,7 1,1 1,0 1056,6 452,5 95,0 69,5

5.1.24_4203_Перемоги 66 ПП2 1 ПП2 3 150 150 85,6 31,5 31,4 0,3 0,3 3,5 3,5 0,5 0,5 6691,9 2864,0 95,0 69,5

5.1.24_4203_Перемоги 66 ПП2 4 ПП2 Побед_62б 80 80 61,0 6,7 6,7 0,3 0,3 4,4 4,3 0,4 0,4 3648,5 1557,9 94,7 69,4

5.1.24_4203_Перемоги 66 ПП2 3 будинок житловий 100 100 39,8 16,8 16,8 0,3 0,3 8,5 8,4 0,6 0,6 2675,8 1146,9 94,8 69,7

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 22 Арт 23 80 80 115,2 2,8 2,8 0,1 0,1 0,8 0,7 0,2 0,2 7435,9 3163,3 147,1 67,2

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Вузол будинок житловий 65 65 108,7 2,9 2,9 0,3 0,3 2,5 2,4 0,3 0,2 13122,7 5492,8 149,9 67,8

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 17 Арт 18 150 150 30,9 18,2 18,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,3 0,3 2668,8 1139,4 149,4 68,2

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 19 Арт 20 150 150 59,8 15,8 15,8 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 5144,3 2204,7 149,0 68,7

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Вузол будинок житловий 80 80 15,0 1,9 1,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 986,6 424,1 149,3 69,4

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 13 ДЗ №79 УО Шевченківської РДА в 50 50 49,6 2,8 2,8 0,5 0,4 9,6 9,0 0,4 0,4 2657,0 1134,9 148,4 68,8

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 6 Арт 7 200 200 42,3 14,6 14,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4454,5 1906,3 149,2 67,6

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 5 будинок житловий 65 65 22,4 2,2 2,2 0,0 0,0 1,4 1,3 0,2 0,2 1360,9 586,4 149,5 69,5

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 15 Вузол 150 150 55,5 35,1 35,1 0,3 0,2 4,6 4,3 0,6 0,6 4799,2 2056,0 149,7 68,8

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 3 Вузол 200 200 17,5 59,4 59,3 0,1 0,0 2,9 2,7 0,6 0,5 1860,5 795,6 149,9 68,2

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 13 Арт 14 125 125 36,4 9,8 9,8 0,0 0,0 0,9 0,9 0,2 0,2 3018,0 1292,0 148,4 68,6

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 8/2 адміністративна будівля 50 50 62,3 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2563,8 1071,6 119,1 51,6

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 1 Арт 11 200 200 76,1 26,9 26,9 0,0 0,0 0,6 0,6 0,3 0,2 8071,9 3456,8 150,0 68,7

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Вузол будинок житловий 65 65 29,5 2,3 2,3 0,0 0,0 1,6 1,5 0,2 0,2 1800,7 773,9 149,9 69,6

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 2 Арт 3 200 200 34,2 79,5 79,4 0,2 0,2 5,2 4,9 0,8 0,7 3623,9 1552,9 150,0 68,6

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 8 Арт 8/1 100 100 56,3 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4006,9 1441,2 145,2 42,5

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 18 Арт 19 150 150 49,8 18,2 18,2 0,1 0,1 1,2 1,2 0,3 0,3 4282,6 1834,2 149,2 68,3

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Вузол Вузол 150 150 55,5 35,1 35,1 0,3 0,2 4,6 4,3 0,6 0,6 4786,9 2055,6 149,9 68,8

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 20 Арт 22 100 100 58,5 2,8 2,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4317,5 1813,8 148,7 66,0

5.1.25_4205_Артилерійський 7а
5.1.25_4205_Артилерійський 

7а Арт 1 300 300 11,3 106,4 106,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,5 0,4 1498,2 642,1 150,0 68,6

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 13 будинок житловий 80 80 10,3 2,4 2,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,1 0,1 673,9 289,2 148,4 69,1

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 7 будинок житловий 100 100 38,2 10,8 10,8 0,1 0,1 3,7 3,5 0,4 0,4 2805,2 1210,6 148,9 69,3

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 7 Арт 8 200 200 132,4 3,8 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13904,8 5770,3 148,9 64,6

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 8 ДЗ №530 УО Шевченківської РДА 100 100 19,4 3,4 3,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 1380,2 598,9 145,2 67,5

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 8/1 Арт 8/2 50 50 131,7 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 5723,1 2322,4 134,5 48,7

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 1 Арт 2 200 200 25,8 79,5 79,4 0,1 0,1 5,2 4,9 0,8 0,7 2734,1 1171,6 150,0 68,6
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5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 19 будинок адміністративний ПрАТ 100 100 85,3 2,4 2,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 6293,0 2661,6 149,0 68,2

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 6 будинок житловий 65 65 46,7 2,3 2,3 0,1 0,1 1,6 1,5 0,2 0,2 2839,2 1217,7 149,2 69,0

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 5 Арт 6 200 200 49,0 16,9 16,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5162,0 2208,5 149,5 67,6

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 14 адміністративна будівля 125 125 58,9 9,8 9,8 0,1 0,1 0,9 0,9 0,2 0,2 4875,7 2086,8 148,1 68,9

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 11 будинок житловий 80 80 12,3 10,0 10,0 0,1 0,1 10,2 9,6 0,6 0,6 813,6 350,3 149,7 69,8

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Вузол Арт 17 150 150 73,2 35,1 35,1 0,3 0,3 4,6 4,3 0,6 0,6 6330,9 2711,9 149,6 68,9

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Вузол Арт 13 150 150 162,8 15,0 14,9 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,2 14018,3 5989,2 149,3 68,6

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 23 будинок житловий 80 80 7,9 2,8 2,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,2 0,2 503,7 215,8 144,4 67,2

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Вузол Арт 5 200 200 70,6 19,1 19,1 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 7475,6 3190,2 149,9 67,7

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Арт 11 Вузол 200 200 55,2 16,9 16,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 5853,3 2499,0 149,7 68,3

5.1.25_4205_Артилерійський 7а Вузол Арт 15 150 150 19,8 35,1 35,1 0,1 0,1 4,6 4,3 0,6 0,6 1710,6 733,0 149,7 68,8

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 3а будинок житловий 80 80 14,0 7,5 7,5 0,1 0,1 5,5 5,4 0,4 0,4 692,1 297,1 94,8 69,8

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Вузол будинок житловий 80 80 58,2 10,0 10,0 0,6 0,6 9,7 9,5 0,6 0,6 2879,5 1231,4 94,5 69,4

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш БН_КК_Ббш 200 200 7,6 79,1 79,1 0,0 0,0 4,9 4,9 0,7 0,7 620,0 265,7 95,0 69,5

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 3а Вузол 100 100 120,5 20,5 20,5 1,5 1,5 12,7 12,5 0,8 0,7 6703,8 2867,5 94,8 69,5

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш БН_КК_Ббш Ббш 1 200 200 9,8 62,1 62,1 0,0 0,0 3,1 3,0 0,6 0,6 800,9 342,9 95,0 69,4

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 5 будинок житловий 80 80 52,6 8,0 8,0 0,3 0,3 6,2 6,1 0,5 0,5 2612,2 1118,3 94,8 69,6

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 5 Ббш 6 100 100 15,2 12,5 12,5 0,1 0,1 4,7 4,6 0,5 0,5 845,8 362,4 94,8 69,5

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 1 Ббш 5 150 150 42,9 20,5 20,4 0,1 0,1 1,5 1,5 0,3 0,3 2835,6 1214,9 95,0 69,5

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 2 будинок житловий 100 100 117,8 13,6 13,6 0,7 0,6 5,6 5,5 0,5 0,5 6552,9 2802,9 94,9 69,6

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Вузол будинок житловий 100 100 2,0 10,6 10,6 0,0 0,0 3,4 3,3 0,4 0,4 76,3 54,5 94,5 69,6

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 2 Ббш 3 150 150 10,4 28,0 28,0 0,0 0,0 2,8 2,8 0,5 0,5 686,7 294,3 94,9 69,4

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 1 Ббш 2 150 150 44,2 41,7 41,6 0,3 0,3 6,2 6,1 0,7 0,7 2921,6 1251,7 95,0 69,4

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 6 будинок житловий 80 80 71,3 12,5 12,5 1,1 1,1 15,1 14,8 0,7 0,7 3536,6 1514,1 94,8 69,6

5.1.26_4206_Бабушкіна 27 Ббш 3 Ббш 3а 100 100 22,2 28,0 28,0 0,5 0,5 23,6 23,2 1,0 1,0 1232,5 528,1 94,9 69,4

5.1.27_4209_Перемоги 86 5.1.27_4209_Перемоги 86 УО Шевченківської районної в м 70 70 60,7 8,9 8,9 0,9 0,9 15,6 15,3 0,7 0,7 3584,2 1533,9 95,0 69,7

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 1 ПП3 2 125 125 20,7 22,3 22,3 0,1 0,1 4,6 4,6 0,5 0,5 1319,3 565,1 95,0 69,4

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 БН КК ПП3 БН КК 80 80 12,9 10,9 10,9 0,1 0,1 11,4 11,3 0,6 0,6 639,7 274,9 95,0 70,0

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 6 будинок житловий 80 80 26,2 15,9 15,9 0,6 0,6 24,5 24,1 0,9 0,9 1298,8 556,9 94,7 69,7

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 БН КК ПП3 1 150 150 10,6 61,5 61,5 0,1 0,1 13,5 13,3 1,0 1,0 700,3 300,0 95,0 69,4

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 1 ПП3 5 150 150 104,2 39,2 39,2 0,6 0,6 5,5 5,4 0,6 0,6 6860,4 2938,8 95,0 69,5

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 6 будинок житловий 80 80 49,5 4,3 4,3 0,1 0,1 1,8 1,8 0,2 0,2 2450,4 1045,0 94,7 69,3

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 5 ПП3 6 100 100 47,8 20,2 20,2 0,6 0,6 12,3 12,1 0,7 0,7 2659,2 1139,0 94,8 69,5

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 7 ПП3 8 150 150 45,9 19,0 19,0 0,1 0,1 1,3 1,3 0,3 0,3 3017,6 1292,5 94,7 69,6

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 3 будинок житловий 100 100 36,2 9,9 9,9 0,1 0,1 2,9 2,9 0,4 0,4 2009,7 861,9 94,8 69,7

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 5 ПП3 7 150 150 24,3 19,0 19,0 0,0 0,0 1,3 1,3 0,3 0,3 1601,3 686,1 94,8 69,5

5.1.28_4210_Перемоги 70 5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 БН КК 150 150 1,0 72,4 72,4 0,0 0,0 18,7 18,4 1,2 1,2 65,9 28,2 95,0 69,5

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 8 будинок житловий 100 100 18,9 19,0 19,0 0,2 0,2 10,9 10,7 0,7 0,7 1047,5 448,8 94,6 69,6

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 2 ПП3 3 125 125 32,6 22,3 22,3 0,2 0,1 4,6 4,6 0,5 0,5 2078,9 890,7 94,9 69,4

5.1.28_4210_Перемоги 70 ПП3 3 СШ №82 УО Шевченківської РДА в 100 100 121,0 12,4 12,4 0,6 0,6 4,6 4,6 0,5 0,4 6721,0 2871,6 94,8 69,5

5.1.29_4212_Магістральна 25 5.1.29_4212_Магістральна 25 Мгс 1 70 70 15,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 834,0 355,2 95,0 66,7

5.1.29_4212_Магістральна 25 Мгс 1 корпус №2 Психоневрологічний д 65 65 14,3 0,5 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 788,9 336,1 93,3 67,4

5.1.30_4302_Толбухіна 6 Вузол будинок житловий 50 50 76,8 4,2 4,2 1,6 1,6 20,7 20,3 0,6 0,6 3268,3 1396,3 95,0 69,4

5.1.30_4302_Толбухіна 6 5.1.30_4302_Толбухіна 6 Вузол 50 50 6,3 9,8 9,8 0,7 0,7 109,0 107,3 1,4 1,4 267,7 114,7 95,0 69,1

5.1.30_4302_Толбухіна 6 Тлб ТК-1 будинок житловий 50 50 13,9 2,3 2,3 0,1 0,1 6,3 6,2 0,3 0,3 590,9 253,4 94,5 69,4

5.1.30_4302_Толбухіна 6 Тлб ТК-1 будинок житловий 50 50 31,3 1,6 1,6 0,1 0,1 2,9 2,9 0,2 0,2 1326,3 565,2 94,5 69,0

5.1.30_4302_Толбухіна 6 Вузол Тлб ТК-1 65 65 31,2 3,9 3,9 0,1 0,1 4,5 4,4 0,3 0,3 1828,4 780,9 95,0 69,1

5.1.31_4303_Довженка 2 5.1.31_4303_Довженка 2 будинок житловий 80 80 7,7 8,8 8,8 0,1 0,1 7,5 7,3 0,5 0,5 475,5 203,7 95,0 70,0

5.1.33_5103_Депутатська 2 33Д 303/5 33Д 303/9 200 200 203,5 85,3 85,3 1,2 1,2 6,0 5,7 0,8 0,8 21478,7 9198,9 149,4 69,6

5.1.33_5103_Депутатська 2 32Д 203 32Д т6 300 300 40,3 51,6 51,6 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 5342,2 2292,9 149,9 69,9
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5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 107 31Д 108 250 250 68,4 172,6 172,5 0,5 0,5 7,6 7,2 1,1 1,0 8176,7 3503,8 149,8 69,6

5.1.33_5103_Депутатська 2 33Д 303 33Д 303/1 200 200 50,0 85,3 85,2 0,3 0,3 6,0 5,6 0,8 0,8 5280,5 2262,2 149,6 69,4

5.1.33_5103_Депутатська 2 33Д 303/1 33Д 303/5 200 200 130,1 85,3 85,2 0,8 0,7 6,0 5,6 0,8 0,8 13733,7 5883,4 149,5 69,5

5.1.33_5103_Депутатська 2 33Д 304 33Д 305 200 200 105,7 48,2 48,1 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,4 11164,4 4781,8 149,5 69,6

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 108 31Д 116 200 200 178,1 81,6 81,6 1,0 0,9 5,5 5,2 0,8 0,7 18845,4 8073,0 149,7 69,8

5.1.33_5103_Депутатська 2 33Д 301 33Д 302 300 300 65,2 153,4 153,3 0,2 0,1 2,3 2,2 0,7 0,6 8630,7 3697,5 149,8 69,4

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 101 31Д 102 250 250 9,9 187,3 187,2 0,1 0,1 9,0 8,4 1,2 1,1 1184,3 507,7 150,0 69,6

5.1.33_5103_Депутатська 2 33Д 303 33Д 304 200 200 52,7 48,2 48,1 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 5564,6 2384,9 149,6 69,5

5.1.33_5103_Депутатська 2 32Д 201 32Д 203 300 300 56,5 237,8 237,6 0,3 0,3 5,6 5,2 1,0 1,0 7487,3 3208,6 149,9 69,5

5.1.33_5103_Депутатська 2 32Д КОТ ДЕПУТ2 31Д 101 300 300 31,7 71,3 71,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,3 0,3 4193,2 1797,4 150,0 69,5

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 101 32Д 201 300 300 52,1 237,8 237,5 0,3 0,3 5,6 5,2 1,0 1,0 6897,0 2955,1 150,0 69,5

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 108 31Д 110 200 200 99,1 91,0 91,0 0,7 0,6 6,9 6,4 0,9 0,8 10478,5 4488,7 149,7 69,6

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 102 31Д 104 250 250 94,1 187,3 187,2 0,8 0,8 9,0 8,4 1,2 1,1 11255,7 4823,1 150,0 69,6

5.1.33_5103_Депутатська 2 33Д 302 33Д 303 200 200 179,6 133,5 133,4 2,6 2,5 14,7 13,8 1,3 1,2 18976,4 8127,1 149,7 69,4

5.1.33_5103_Депутатська 2 32Д 203 33Д 301 300 300 177,6 186,2 186,0 0,6 0,6 3,4 3,2 0,8 0,7 23522,4 10072,8 149,9 69,4

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 106 31Д 106А 250 250 93,2 172,6 172,5 0,7 0,7 7,6 7,2 1,1 1,0 11149,1 4777,4 149,9 69,6

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 106А 31Д 107 250 250 10,2 172,6 172,5 0,1 0,1 7,6 7,2 1,1 1,0 1220,9 523,2 149,8 69,6

5.1.33_5103_Депутатська 2 Вузол 32Д КОТ ДЕПУТ2 150 150 25,1 71,3 71,2 0,5 0,4 19,0 17,8 1,2 1,1 2170,2 930,0 150,0 69,5

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 110 31Д 113 200 200 164,7 91,0 91,0 1,1 1,1 6,9 6,4 0,9 0,8 17412,4 7458,7 149,6 69,7

5.1.33_5103_Депутатська 2 33Д 301 33Д т5 200 200 80,2 32,7 32,7 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,3 8476,8 3634,1 149,8 69,8

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д 104 31Д 106 250 250 72,1 172,6 172,5 0,6 0,5 7,6 7,2 1,1 1,0 8619,6 3693,1 149,9 69,6

5.1.33_5103_Депутатська 2 5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д КОТ ДЕПУТ2 300 300 7,4 425,1 424,7 0,1 0,1 17,8 16,7 1,8 1,7 980,6 420,3 150,0 69,5

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д КОТ ДЕПУТ2 Вузол 200 200 5,8 71,3 71,2 0,0 0,0 4,2 3,9 0,7 0,6 617,1 264,4 150,0 69,5

5.1.33_5103_Депутатська 2 31Д КОТ ДЕПУТ2 31Д 101 300 300 42,1 353,8 353,5 0,5 0,5 12,3 11,5 1,5 1,4 5575,0 2389,1 150,0 69,5

5.1.34_5204_Депутатська 1 Дп1 ТК-1 інтернат школа №16 Управління 100 100 33,6 8,5 8,5 0,1 0,1 2,2 2,1 0,3 0,3 1898,7 813,1 94,7 69,6

5.1.34_5204_Депутатська 1 5.1.34_5204_Депутатська 1 Дп1 ТК-1 100 100 43,1 8,5 8,5 0,1 0,1 2,2 2,1 0,3 0,3 2435,1 1042,6 95,0 69,5

5.1.35_5207_Краснова 8 5.1.35_5207_Краснова 8 Крс БН_Красн_8 150 150 7,3 160,1 160,1 0,7 0,7 91,5 90,0 2,6 2,6 369,5 270,5 95,0 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Вузол Вузол 100 100 6,6 41,6 41,6 0,3 0,3 51,9 51,1 1,5 1,5 366,4 157,0 94,9 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Крс Депутат_27 Крс 6 150 150 14,2 27,1 27,1 0,0 0,0 2,6 2,6 0,4 0,4 956,9 410,1 94,9 69,6

5.1.35_5207_Краснова 8 Крс 6 Крс Депутат_32 125 125 33,7 27,1 27,1 0,2 0,2 6,8 6,7 0,6 0,6 2195,4 940,6 94,9 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Крс БН_Красн_8 Крс 1 200 200 30,2 112,9 112,9 0,3 0,3 10,1 9,9 1,0 1,0 2504,4 1073,3 95,0 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Крс Депутат_32 Крс 6а 125 125 62,9 27,1 27,1 0,4 0,4 6,8 6,7 0,6 0,6 4101,9 1757,0 94,8 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Вузол Вузол 150 150 24,0 47,2 47,2 0,2 0,2 8,0 7,9 0,8 0,8 1614,5 691,8 94,9 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Крс 1 Вузол 200 200 33,4 68,7 68,6 0,1 0,1 3,7 3,7 0,6 0,6 2773,5 1187,7 95,0 69,6

5.1.35_5207_Краснова 8 Вузол Вузол 150 150 27,1 41,6 41,6 0,2 0,2 6,2 6,1 0,7 0,7 1822,5 780,9 94,8 69,8

5.1.35_5207_Краснова 8 Вузол Крс Депутат_27 150 150 11,0 27,1 27,1 0,0 0,0 2,6 2,6 0,4 0,4 738,8 316,5 94,9 69,6

5.1.35_5207_Краснова 8 Вузол Вузол 125 125 15,3 41,6 41,6 0,2 0,2 16,1 15,8 1,0 1,0 996,0 426,8 94,9 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Вузол Вузол 150 150 48,2 41,6 41,6 0,3 0,3 6,2 6,1 0,7 0,7 3243,0 1389,7 94,9 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Вузол Крс 10 150 150 15,9 17,5 17,5 0,0 0,0 1,1 1,1 0,3 0,3 1066,3 456,0 94,9 69,5

5.1.35_5207_Краснова 8 Вузол Вузол 125 125 20,4 41,6 41,6 0,3 0,3 16,1 15,8 1,0 1,0 1330,3 570,0 94,7 69,8

5.1.35_5207_Краснова 8 Крс БН_Красн_8 Вузол 150 150 65,5 47,2 47,2 0,5 0,5 8,0 7,9 0,8 0,8 4403,3 1886,1 95,0 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Вузол Вузол 125 125 30,2 41,6 41,6 0,5 0,5 16,1 15,8 1,0 1,0 1970,9 844,5 94,8 69,7

5.1.35_5207_Краснова 8 Крс 1 Крс Депутат_25 125 125 59,8 44,2 44,2 1,1 1,1 18,2 17,9 1,0 1,0 3903,2 1673,9 95,0 69,9

5.1.35_5207_Краснова 8 Крс 10 Крс 11 125 125 92,4 17,5 17,5 0,3 0,3 2,8 2,8 0,4 0,4 6018,6 2576,2 94,8 69,6

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 5 будинок житловий 65 65 58,8 9,6 9,6 1,6 1,5 26,6 26,2 0,8 0,8 2685,0 1148,6 94,7 69,6

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк А Вузол 50 50 22,8 2,7 2,7 0,2 0,2 8,1 7,9 0,4 0,4 915,8 384,1 95,0 66,4

5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол будинок житловий 50 50 31,7 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1231,2 517,9 93,3 66,2

5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол будинок житловий 50 50 10,7 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,1 417,0 181,2 93,3 68,3

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 5 будинок житловий 65 65 20,9 9,6 9,6 0,6 0,5 26,6 26,2 0,8 0,8 956,5 410,0 94,7 69,7

5.1.36_5225_Берковецька 6 5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол 200 200 5,2 129,5 129,5 0,1 0,1 13,2 13,0 1,2 1,2 410,9 176,1 95,0 69,6
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5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол Вузол 50 50 4,2 1,4 1,4 0,0 0,0 2,2 2,1 0,2 0,2 162,6 69,5 93,4 65,7

5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол будинок житловий 50 50 18,4 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 716,1 307,8 93,4 67,8

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 2а Брк 3 150 150 22,9 43,2 43,2 0,2 0,2 6,7 6,6 0,7 0,7 1472,4 631,0 94,9 69,6

5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол будинок житловий 50 50 50,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1968,4 777,4 93,3 62,2

5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол ЦТП 80 80 9,6 31,5 31,5 0,9 0,9 96,1 94,6 1,8 1,8 473,7 203,5 95,0 70,0

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 2 Брк 2а 200 200 12,9 62,1 62,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,6 0,6 1020,2 437,2 94,9 69,6

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 4 Брк 5 125 125 15,7 28,8 28,8 0,1 0,1 7,7 7,6 0,7 0,7 978,4 419,2 94,8 69,6

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 2а Брк 6 65 65 59,9 18,8 18,8 6,1 6,0 101,9 100,3 1,6 1,6 2739,3 1173,3 94,9 69,6

5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол будинок житловий 50 50 17,8 0,7 0,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 701,0 303,5 94,6 69,0

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 4 будинок житловий 65 65 40,7 14,4 14,4 2,4 2,4 59,9 58,9 1,3 1,2 1860,6 797,3 94,8 69,7

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк Берк 6 Брк 2 200 200 12,5 62,1 62,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,6 0,6 984,3 422,0 94,9 69,6

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 7 будинок житловий 80 80 10,0 9,6 9,6 0,1 0,1 9,0 8,8 0,6 0,5 496,4 212,7 94,8 69,8

5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол Брк А 200 200 53,0 98,0 98,0 0,4 0,4 7,6 7,5 0,9 0,9 4189,5 1793,7 95,0 69,5

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк А Брк 7 80 80 32,1 9,6 9,6 0,3 0,3 9,0 8,8 0,6 0,5 1583,0 679,2 95,0 69,8

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 5 будинок житловий 65 65 26,5 9,6 9,6 0,7 0,7 26,6 26,2 0,8 0,8 1209,6 518,3 94,7 69,7

5.1.36_5225_Берковецька 6 Вузол Вузол 50 50 57,0 1,9 1,9 0,2 0,2 4,2 4,2 0,3 0,3 2245,8 953,2 94,6 66,1

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк Берк 6 будинок адміністративний (соці 80 80 172,3 13,7 13,7 3,2 3,1 18,3 18,0 0,8 0,8 8510,4 3632,3 94,9 69,5

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк А Брк 1 200 200 38,6 85,8 85,7 0,2 0,2 5,8 5,7 0,8 0,8 3044,7 1305,3 95,0 69,5

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 1 Брк Берк 6 200 200 18,4 75,8 75,8 0,1 0,1 4,5 4,5 0,7 0,7 1452,9 622,4 94,9 69,5

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 3 Брк 4 150 150 43,4 43,2 43,2 0,3 0,3 6,7 6,6 0,7 0,7 2794,5 1197,4 94,8 69,6

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 6 ДЗ №682 Управління освіти Свят 65 65 38,8 3,8 3,8 0,2 0,2 4,3 4,2 0,3 0,3 1774,3 757,3 94,7 69,4

5.1.36_5225_Берковецька 6 Брк 6 будинок житловий 65 65 19,4 15,0 15,0 1,3 1,2 64,5 63,5 1,3 1,3 888,1 380,8 94,7 69,7

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 305 СИ2 306/1 150 150 59,1 79,9 79,9 1,4 1,3 23,9 22,4 1,4 1,3 9675,9 4145,5 149,7 69,8

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 102 Вузол 150 150 55,2 93,9 93,9 1,8 1,7 33,0 31,0 1,6 1,5 9020,0 3874,7 150,0 69,7

5.1.37_7102_Сирець-2 Вузол СИ2 208 (вр.Ж) 200 200 47,5 30,7 30,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 8402,3 3598,3 148,8 69,0

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 213 СИ2 215 80 80 36,2 16,6 16,6 1,0 0,9 27,8 26,1 1,0 0,9 4459,5 1899,6 148,7 67,0

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 204 СИ2 205 (вр.В) 200 200 27,0 30,8 30,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 4775,4 2045,8 149,5 68,6

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 205 (вр.В) СИ2 206 (вр. Г) 200 200 24,2 30,8 30,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 4291,8 1838,7 149,4 68,7

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 109 СИ2 109/2 200 200 63,5 80,8 80,8 0,3 0,3 5,4 5,1 0,8 0,7 6746,5 2890,7 149,7 69,3

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 122 СИ2 123 150 150 64,1 36,2 36,2 0,3 0,3 4,9 4,6 0,6 0,6 5543,4 2374,8 149,2 69,4

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 208 (вр.Ж) СИ2 209 150 150 130,6 19,2 19,2 0,2 0,2 1,4 1,3 0,3 0,3 11239,4 4804,8 148,5 69,0

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 201 СИ2 202 200 200 25,1 89,7 89,6 0,2 0,2 6,7 6,2 0,9 0,8 4455,7 1909,3 149,8 68,6

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 105 СИ2 107 200 200 12,2 87,5 87,4 0,1 0,1 6,3 5,9 0,8 0,8 2159,5 927,1 149,9 69,3

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 113 СИ2 114 100 100 43,8 13,2 13,2 0,2 0,2 5,5 5,2 0,5 0,5 5866,1 2511,0 149,2 69,4

5.1.37_7102_Сирець-2 Вузол СИ2 211 150 150 93,0 30,7 30,7 0,3 0,3 3,5 3,3 0,5 0,5 15088,8 6448,6 149,6 67,9

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 218 СИ2 219 80 80 152,3 10,4 10,4 1,7 1,6 11,0 10,3 0,6 0,6 18572,2 7897,6 147,1 67,8

5.1.37_7102_Сирець-2 Вузол СИ2 304 150 150 41,4 79,9 79,9 1,0 0,9 23,9 22,4 1,4 1,3 6780,5 2904,8 149,9 69,7

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 109/2 СИ2 110 200 200 26,0 80,8 80,8 0,1 0,1 5,4 5,1 0,8 0,7 2764,5 1184,7 149,6 69,3

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 116 СИ2 117 150 150 67,9 57,3 57,3 0,8 0,8 12,3 11,5 1,0 0,9 5877,9 2518,4 149,4 69,4

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 215 СИ2 216 80 80 7,2 16,6 16,6 0,2 0,2 27,8 26,1 1,0 0,9 886,2 379,8 148,4 67,1

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 111 СИ2 113 100 100 31,2 13,2 13,2 0,2 0,2 5,5 5,2 0,5 0,5 4184,2 1789,5 149,5 69,2

5.1.37_7102_Сирець-2 Вузол СИ2 102 300 300 27,4 271,1 270,9 0,2 0,2 7,2 6,8 1,2 1,1 5827,6 2497,4 150,0 69,1

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 202 Вузол 150 150 37,2 36,0 36,0 0,2 0,2 4,9 4,6 0,6 0,6 6054,5 2585,7 149,7 68,0

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 102 СИ2 103 300 300 13,2 177,2 177,0 0,0 0,0 3,1 2,9 0,8 0,7 2812,7 1203,8 150,0 68,8

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 123 Вузол 150 150 14,8 36,2 36,2 0,1 0,1 4,9 4,6 0,6 0,6 1280,9 548,9 149,1 69,4

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 216 СИ2 217 80 80 96,6 16,6 16,6 2,7 2,5 27,8 26,1 1,0 0,9 11820,1 5055,9 148,4 67,4

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 111 СИ2 116 150 150 26,0 57,3 57,3 0,3 0,3 12,3 11,5 1,0 0,9 2251,1 964,9 149,5 69,4

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 206 (вр. Г) Вузол 200 200 76,8 30,8 30,7 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 13585,7 5815,5 149,2 68,8

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 121 СИ2 122 150 150 17,5 36,2 36,2 0,1 0,1 4,9 4,6 0,6 0,6 1510,0 647,1 149,2 69,4

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 110 СИ2 111 200 200 71,0 70,5 70,5 0,3 0,3 4,1 3,9 0,7 0,6 7548,9 3233,3 149,6 69,3
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5.1.37_7102_Сирець-2 Вузол СИ2 128 100 100 52,4 25,6 25,6 1,1 1,0 20,7 19,4 1,0 0,9 3888,8 1665,6 149,0 69,5

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 108 СИ2 109 200 200 48,0 80,8 80,8 0,3 0,2 5,4 5,1 0,8 0,7 5107,1 2187,9 149,8 69,3

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 211 СИ2 212 150 150 29,9 30,7 30,7 0,1 0,1 3,5 3,3 0,5 0,5 4843,6 2074,9 149,1 68,0

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 103 СИ2 105 300 300 37,0 177,2 177,0 0,1 0,1 3,1 2,9 0,8 0,7 7849,2 3363,6 150,0 68,9

5.1.37_7102_Сирець-2 5.1.37_7102_Сирець-2 Вузол 300 300 10,5 271,1 270,9 0,1 0,1 7,2 6,8 1,2 1,1 2222,3 952,4 150,0 69,1

5.1.37_7102_Сирець-2 Вузол СИ2 121 150 150 29,5 36,2 36,2 0,1 0,1 4,9 4,6 0,6 0,6 2550,6 1092,9 149,3 69,3

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 203 СИ2 204 200 200 30,8 30,8 30,7 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 3265,5 1395,3 149,6 68,5

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 217 СИ2 218 80 80 76,4 16,6 16,6 2,1 2,0 27,8 26,1 1,0 0,9 9335,9 3994,9 147,7 67,6

5.1.37_7102_Сирець-2 Вузол Вузол 150 150 8,2 93,9 93,9 0,3 0,3 33,0 31,0 1,6 1,5 1349,6 578,4 149,9 69,7

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 202 СИ2 203 200 200 59,3 53,7 53,7 0,1 0,1 2,4 2,2 0,5 0,5 6285,5 2698,5 149,7 69,1

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 117 Вузол 150 150 4,7 36,2 36,2 0,0 0,0 4,9 4,6 0,6 0,6 409,7 175,4 149,3 69,3

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 212 СИ2 213 150 150 42,2 30,7 30,7 0,1 0,1 3,5 3,3 0,5 0,5 6828,9 2924,9 148,9 68,1

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 107 СИ2 108 200 200 64,0 87,5 87,4 0,4 0,4 6,3 5,9 0,8 0,8 11396,5 4882,5 149,9 69,3

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 304 СИ2 305 150 150 26,6 79,9 79,9 0,6 0,6 23,9 22,4 1,4 1,3 4351,6 1864,7 149,8 69,8

5.1.37_7102_Сирець-2 СИ2 105 СИ2 201 200 200 59,8 89,7 89,6 0,4 0,4 6,7 6,2 0,9 0,8 10630,6 4546,7 149,9 68,5

5.1.39_7403_Шполянська 6а 5.1.39_7403_Шполянська 6а будинок житловий 80 80 50,1 4,1 4,1 0,1 0,1 1,7 1,6 0,2 0,2 3113,7 1330,8 95,0 69,4

5.1.40_4104_Берестейська ТК-7 ТК-8А 100 100 20,4 10,0 10,0 0,1 0,1 3,0 3,0 0,4 0,4 1184,5 507,4 102,9 67,2

5.1.40_4104_Берестейська Вузол ТК-3 150 150 79,3 28,5 28,5 0,2 0,2 2,9 2,9 0,5 0,5 7528,1 5686,0 104,3 67,2

5.1.40_4104_Берестейська БЕР Васил1 ж/б будинок житловий 100 100 31,4 1,4 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1745,7 740,6 98,0 64,3

5.1.40_4104_Берестейська ВТ-9 будинок житловий 80 80 6,6 4,6 4,6 0,0 0,0 2,1 2,0 0,3 0,3 341,9 146,9 102,3 68,1

5.1.40_4104_Берестейська ТК-6 будинок адміністративний ГУ ДФ 50 50 17,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 735,8 315,7 103,4 68,2

5.1.40_4104_Берестейська ТК-3 ТК-4 150 150 8,9 28,5 28,5 0,0 0,0 2,9 2,9 0,5 0,5 840,4 636,2 104,0 67,2

5.1.40_4104_Берестейська ТК-8А ТК-8 100 100 13,8 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 804,3 343,2 102,8 66,7

5.1.40_4104_Берестейська ТК-1-1 ТК-1-2 200 200 52,1 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4463,1 1905,9 104,2 62,5

5.1.40_4104_Берестейська ТК-1 Вузол 250 250 44,1 101,0 100,9 0,1 0,1 2,5 2,5 0,6 0,6 4358,7 1871,0 105,0 68,9

5.1.40_4104_Берестейська ТК-4 Вузол 150 150 12,3 28,5 28,5 0,0 0,0 2,9 2,9 0,5 0,5 1167,9 884,7 104,0 67,2

5.1.40_4104_Берестейська ТК-5 будинок житловий 80 80 29,5 5,1 5,1 0,1 0,1 2,5 2,5 0,3 0,3 1538,4 663,3 103,6 68,8

5.1.40_4104_Берестейська Вузол ТОВ "ЛВ ЦЕНТР" 50 50 100,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 5385,4 3819,1 104,3 63,0

5.1.40_4104_Берестейська ТК-8 Будинкоуправління N12 Київсько 80 80 67,4 2,1 2,1 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 0,1 3471,0 1477,0 102,5 67,2

5.1.40_4104_Берестейська ТК-8 будинок житловий 50 50 13,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 566,2 243,0 102,5 67,7

5.1.40_4104_Берестейська ТК-1-3 ТК-1-4 100 100 34,9 4,4 4,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 1953,8 836,0 100,3 63,9

5.1.40_4104_Берестейська БЕР Васил1 ж/б гуртожиток 100 100 5,3 3,0 3,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 294,5 126,5 98,0 65,1

5.1.40_4104_Берестейська ТК-8А ВТ-9 100 100 61,2 7,2 7,2 0,1 0,1 1,6 1,5 0,3 0,3 3554,9 1523,0 102,8 67,6

5.1.40_4104_Берестейська Вузол Вузол 150 150 19,1 29,1 29,1 0,1 0,1 3,1 3,0 0,5 0,5 1818,1 1366,3 104,4 66,8

5.1.40_4104_Берестейська Вузол Вузол 150 150 90,3 29,1 29,1 0,3 0,3 3,1 3,0 0,5 0,5 8594,8 6440,3 104,7 66,7

5.1.40_4104_Берестейська ТК-1 ТК-1-1 250 250 35,4 4,4 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,8 1435,2 105,0 62,0

5.1.40_4104_Берестейська БЕР БН кот.Берест ТК-1 250 250 16,7 105,4 105,3 0,0 0,0 2,7 2,7 0,6 0,6 1656,0 709,1 105,0 68,5

5.1.40_4104_Берестейська Вузол ТК-5 150 150 61,5 28,5 28,5 0,2 0,2 2,9 2,9 0,5 0,5 5813,8 4424,0 103,8 67,5

5.1.40_4104_Берестейська Вузол ТК-1-3 150 150 37,1 4,4 4,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2537,8 1085,4 100,9 63,7

5.1.40_4104_Берестейська ТК-6 ТК-7 100 100 92,1 10,7 10,7 0,3 0,3 3,5 3,4 0,4 0,4 5365,5 2294,8 103,4 67,1

5.1.40_4104_Берестейська ТК-5 ТК-6 100 100 38,6 11,5 11,4 0,2 0,2 4,0 3,9 0,4 0,4 2260,5 964,4 103,6 67,0

5.1.40_4104_Берестейська Вузол блок господарчий (корпус 1-5) 100 100 66,6 71,9 71,9 10,4 10,2 156,1 152,4 2,7 2,6 3963,6 1708,8 104,9 69,9

5.1.40_4104_Берестейська ТК-1-4 ТК-1-5 100 100 84,2 4,4 4,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 4708,9 2010,3 99,8 64,4

5.1.40_4104_Берестейська Вузол будинок житловий 65 65 27,0 6,9 6,9 0,4 0,4 13,6 13,4 0,6 0,6 1279,7 548,4 102,6 68,2

5.1.40_4104_Берестейська ТК-5 Вузол 100 100 106,0 12,0 12,0 0,5 0,5 4,4 4,3 0,4 0,4 11853,3 5065,6 103,6 68,0

5.1.40_4104_Берестейська ТК-7 будинок житловий 50 50 14,8 0,7 0,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 637,6 273,1 102,9 67,9

5.1.40_4104_Берестейська 5.1.40_4104_Берестейська БЕР БН кот.Берест 250 250 10,1 116,6 116,5 0,0 0,0 3,4 3,3 0,7 0,7 997,2 427,4 105,0 68,7

5.1.40_4104_Берестейська Вузол Вузол 150 150 45,0 28,5 28,5 0,1 0,1 2,9 2,9 0,5 0,5 4260,2 3232,3 104,0 67,4

5.1.40_4104_Берестейська Вузол будинок житловий 65 65 46,0 5,1 5,1 0,4 0,3 7,7 7,5 0,4 0,4 2180,2 932,1 102,6 68,1

5.1.40_4104_Берестейська ВТ-9 будинок житловий 80 80 60,5 2,6 2,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,1 0,1 3127,2 1327,9 102,3 67,3
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5.1.40_4104_Берестейська ТК-1-2 Вузол 150 150 146,5 4,4 4,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10110,3 4297,4 103,2 63,5

5.1.40_4104_Берестейська Вузол Вузол 200 200 71,1 29,1 29,1 0,0 0,0 0,7 0,7 0,3 0,3 8353,0 6274,9 104,9 66,5

5.1.40_4104_Берестейська ТК-1-5 БЕР Васил1 ж/б 100 100 57,2 4,4 4,4 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 3186,0 1361,8 98,8 64,7

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ 3 будинок житловий 80 80 87,2 4,5 4,5 0,2 0,2 2,0 2,0 0,3 0,3 4326,4 1846,6 94,4 68,9

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ 2а Брщ 2 200 200 55,9 37,8 37,8 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 7792,4 3337,1 94,8 69,3

5.1.41_4218_Борщагівська 154
5.1.41_4218_Борщагівська 

154 Вузол 200 200 6,1 94,5 94,5 0,0 0,0 7,1 6,9 0,9 0,9 856,7 367,2 95,0 69,1

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ Вибор 41 Брщ Вибор 41 125 125 21,5 13,9 13,9 0,0 0,0 1,8 1,8 0,3 0,3 956,7 691,7 94,4 68,6

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ Виб 31/37а ТОВ "УКРЕМ" 100 100 60,6 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2324,5 1631,3 94,4 68,1

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ Вибор 41 будинок житловий 100 100 76,7 9,3 9,3 0,2 0,2 2,6 2,6 0,3 0,3 8196,7 3498,4 94,4 68,9

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ Борщ 152б будинок житловий 100 100 81,2 5,5 5,5 0,1 0,1 0,9 0,9 0,2 0,2 4521,7 1929,0 94,2 68,8

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ Вибор 41 будинок житловий 65 65 50,3 4,5 4,5 0,3 0,3 6,0 5,9 0,4 0,4 2275,9 975,5 94,4 69,1

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ 3 Брщ Борщ 152б 100 100 29,4 7,4 7,4 0,0 0,0 1,6 1,6 0,3 0,3 1640,4 702,7 94,4 68,7

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Вузол Брщ 2а 200 200 47,0 37,8 37,8 0,1 0,1 1,1 1,1 0,3 0,3 6552,2 2805,5 95,0 69,2

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ Вибор 41 будинок житловий 125 125 5,1 9,3 9,3 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 227,8 167,3 94,4 69,6

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ 1 Брщ Виб 31/37а 150 150 26,8 11,5 11,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1830,5 785,1 94,6 69,3

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ 2 Брщ 3 200 200 14,6 11,9 11,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2036,5 867,8 94,6 68,5

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Вузол Брщ 1 150 150 159,3 34,7 34,6 0,7 0,7 4,3 4,2 0,6 0,6 13873,7 11882,7 95,0 69,0

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ 2 Брщ Борщ 152ав 100 100 16,2 25,9 25,9 0,3 0,3 20,2 19,9 1,0 0,9 1741,4 747,9 94,6 69,7

5.1.41_4218_Борщагівська 154 Брщ 1 Брщ Вибор 41 125 125 32,1 23,1 23,1 0,2 0,2 5,0 4,9 0,5 0,5 3620,9 1549,9 94,6 69,0

5.1.42_4301_Перемоги 61 Вузол будинок житловий 65 65 118,0 7,7 7,7 2,0 2,0 17,2 16,9 0,7 0,7 6924,0 2945,2 95,0 69,3

5.1.42_4301_Перемоги 61 5.1.42_4301_Перемоги 61 Вузол 80 80 7,6 21,1 21,1 0,3 0,3 43,2 42,5 1,2 1,2 473,0 202,7 95,0 69,6

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-2 Нвп ТК-3 65 65 30,1 4,0 4,0 0,1 0,1 4,5 4,4 0,3 0,3 1703,9 729,1 94,1 67,5

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-1 Нвп ТК-1а 50 50 53,1 2,5 2,5 0,4 0,4 7,1 7,0 0,4 0,4 2244,3 962,0 94,8 68,6

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-1а будинок житловий 50 50 16,8 1,2 1,2 0,0 0,0 1,7 1,7 0,2 0,2 711,0 303,9 93,9 68,7

5.1.43_4306_Новопольова 69 5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-1 80 80 25,6 7,5 7,5 0,1 0,1 5,4 5,3 0,4 0,4 1543,7 661,1 95,0 67,6

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-4 будинок житловий 50 50 14,0 1,3 1,3 0,0 0,0 1,8 1,8 0,2 0,2 589,5 252,3 93,5 68,5

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-1 Нвп ТК-2 80 80 42,8 4,0 4,0 0,1 0,1 1,5 1,5 0,2 0,2 2578,5 1098,3 94,8 67,3

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-1 Нвп НПолева 69 50 50 25,3 1,0 1,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,1 1068,9 459,2 94,8 69,0

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-1а будинок житловий 50 50 12,8 1,3 1,3 0,0 0,0 1,8 1,8 0,2 0,2 541,5 231,8 93,9 68,8

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-4 будинок житловий 50 50 18,9 1,4 1,4 0,0 0,0 2,3 2,3 0,2 0,2 793,6 339,3 93,5 68,4

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-3 будинок житловий 50 50 73,1 1,3 1,3 0,1 0,1 1,8 1,8 0,2 0,2 3066,3 1290,8 93,7 67,2

5.1.43_4306_Новопольова 69 Нвп ТК-3 Нвп ТК-4 50 50 13,8 2,7 2,7 0,1 0,1 8,3 8,2 0,4 0,4 576,7 248,0 93,7 68,3

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 1 будинок житловий ОСББ "ВІДРАДН 50 50 66,9 2,6 2,6 0,5 0,5 8,0 7,9 0,4 0,4 2773,9 1209,5 94,9 69,1

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 5 будинок житловий 40 40 41,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 1614,6 697,1 90,2 63,1

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 4 будинок житловий 50 50 67,2 2,7 2,7 0,6 0,5 8,3 8,1 0,4 0,4 2712,9 1196,2 93,4 68,1

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 10 будинок житловий 40 40 23,5 0,4 0,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 791,3 335,8 75,4 53,4

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 6 Вдр 7 80 80 31,9 1,3 1,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1764,1 743,7 89,2 56,4

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 2 Вдр 3 50 50 37,6 2,7 2,7 0,3 0,3 8,5 8,4 0,4 0,4 1545,1 676,9 94,4 68,4

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 8 Вдр 9 65 65 51,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2628,4 1018,3 84,7 51,6

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 2 Вдр 4 100 100 68,8 4,8 4,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 4653,0 1959,3 94,4 62,7

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 4 Вдр 5 80 80 116,8 2,1 2,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 6904,5 2797,3 93,4 57,7

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 1 Вдр 2 100 100 50,7 7,5 7,5 0,1 0,1 1,7 1,7 0,3 0,3 3460,8 1469,6 94,9 64,4

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 7 Вдр 8 80 80 75,6 1,3 1,3 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4118,5 1741,9 87,8 57,8

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 6 будинок житловий 40 40 31,2 0,4 0,4 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,1 1211,0 530,4 89,2 63,4

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 3 гуртожиток ПрАТ "Укргазбуд" 50 50 41,2 2,7 2,7 0,4 0,3 8,5 8,4 0,4 0,4 1728,8 739,2 93,8 68,6

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 9 Вдр 10 50 50 26,5 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 879,1 372,7 77,7 52,6

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 8 будинок житловий 40 40 14,4 0,9 0,9 0,0 0,0 3,1 3,1 0,2 0,2 544,3 238,9 84,7 61,7

5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 5 Вдр 6 80 80 30,1 1,7 1,7 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1684,0 715,0 90,2 57,4

5.1.44_4307_Відрадний 73 5.1.44_4307_Відрадний 73 Вдр 1 100 100 19,1 10,2 10,1 0,1 0,1 3,1 3,1 0,4 0,4 1303,5 558,4 95,0 65,4

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 104 Вр2  Верховинна, 85 ЦТП 125 125 80,6 36,3 36,3 1,0 1,0 12,9 12,1 0,9 0,8 6755,7 2893,8 149,7 69,8
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5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 103 Вр2 104 125 125 6,6 36,3 36,3 0,1 0,1 12,9 12,1 0,9 0,8 554,3 237,5 149,7 69,7

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 203 Вр2 Львівська, 57 ЦТП 150 150 20,4 14,9 14,9 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,2 1763,1 755,4 149,0 69,5

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 101 Вр2 101/1 150 150 82,3 33,1 33,1 0,3 0,3 4,1 3,9 0,6 0,5 7153,1 3067,7 150,0 69,9

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 Верховинна, 80 ЦТП Вр2 102/1 (107) 150 150 8,4 13,7 13,6 0,0 0,0 0,7 0,7 0,2 0,2 1379,6 588,8 149,9 68,7

5.1.45_5102_Верховинна 80б 5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 101 300 300 19,4 124,3 124,2 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,5 2582,2 1106,6 150,0 69,5

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 102 Вр2 103 125 125 116,3 36,3 36,3 1,5 1,4 12,9 12,1 0,9 0,8 9759,9 4180,1 149,9 69,7

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 101 Вр2 102 200 200 28,9 76,2 76,2 0,1 0,1 4,8 4,5 0,7 0,7 3079,8 1319,7 150,0 69,5

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 102/2 (108) Вр2 Перемоги,127 ЦТП 100 100 136,2 13,6 13,6 0,8 0,8 5,9 5,5 0,5 0,5 10087,3 4314,6 149,3 69,3

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 102/1 (107) Вр2 102/2 (108) 125 125 89,4 13,7 13,6 0,2 0,2 1,8 1,7 0,3 0,3 7470,7 3197,0 149,8 69,0

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 101 Вр2 201 150 150 17,8 14,9 14,9 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,2 1550,4 662,7 150,0 69,1

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 202 Вр2 203 150 150 88,0 14,9 14,9 0,1 0,1 0,8 0,8 0,3 0,2 7620,5 3261,5 149,5 69,4

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 201 Вр2 202 150 150 61,1 14,9 14,9 0,1 0,0 0,8 0,8 0,3 0,2 5295,5 2267,4 149,9 69,2

5.1.45_5102_Верховинна 80б Вр2 102 Вр2 Верховинна, 80 ЦТП 200 200 11,1 39,9 39,9 0,0 0,0 1,3 1,2 0,4 0,4 1180,6 505,9 149,9 69,5

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 103 С34 104 300 300 66,2 107,9 107,6 0,1 0,1 1,1 1,1 0,5 0,4 8726,6 3739,2 149,9 68,1

5.1.46_5104_Святошинська 34 Вузол С34 106/2 200 200 101,4 21,1 21,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 9835,2 4458,8 147,9 68,8

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 ВОТЕ С34 а 150 150 20,6 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1746,3 746,8 148,8 66,5

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 104 Вузол 300 300 162,1 107,9 107,6 0,2 0,2 1,1 1,1 0,5 0,4 31479,7 18817,1 149,8 68,2

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 108 (ВТ-2) С34 109 (ВТ-3) 250 250 22,3 83,1 83,1 0,0 0,0 1,8 1,7 0,5 0,5 4321,7 1851,9 148,4 69,0

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 109 (ВТ-3) С34 110 (ВТ4) 250 250 38,0 83,1 83,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,5 7362,5 3154,6 148,4 69,1

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 110 (ВТ4) С34 111 (ВТ-6) 200 200 66,4 83,1 83,1 0,4 0,4 5,7 5,4 0,8 0,8 11679,9 5003,8 148,3 69,1

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 б С34 Св34_АБК 150 150 25,3 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2133,2 911,8 146,2 67,7

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 105 С34 106 300 300 64,5 107,9 107,7 0,1 0,1 1,1 1,1 0,5 0,4 13563,5 5811,0 149,2 68,5

5.1.46_5104_Святошинська 34
5.1.46_5104_Святошинська 

34 С34 101 300 300 16,2 110,2 109,8 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 2138,0 916,3 150,0 68,0

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 а С34 б 150 150 46,3 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3918,3 1671,1 148,0 67,3

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 101 С34 ВОТЕ 300 300 20,6 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2711,3 1145,8 150,0 66,2

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 102 С34 2а 300 300 10,2 107,9 107,6 0,0 0,0 1,1 1,1 0,5 0,4 1349,8 578,5 149,9 68,0

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 107 (ВТ-1) С34 108 (ВТ-2) 250 250 34,0 83,1 83,1 0,1 0,1 1,8 1,7 0,5 0,5 6583,0 2822,2 148,5 69,0

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 107 (ВТ-1) С34 107/1 65 65 78,9 3,6 3,6 0,3 0,3 3,9 3,6 0,3 0,3 9469,6 3977,8 148,5 67,3

5.1.46_5104_Святошинська 34 Вузол С34 105 300 300 183,7 107,9 107,6 0,2 0,2 1,1 1,1 0,5 0,4 35615,5 21372,5 149,5 68,4

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 106/1 Вузол 200 200 12,0 21,1 21,1 0,0 0,0 0,4 0,3 0,2 0,2 1251,6 536,3 148,0 68,6

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 101 С34 102 300 300 37,6 107,9 107,6 0,0 0,0 1,1 1,1 0,5 0,4 4957,3 2124,8 150,0 68,0

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 107/1 Київське КЕУ 65 65 24,7 3,6 3,6 0,1 0,1 3,9 3,6 0,3 0,3 2901,0 1240,5 145,9 67,6

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 2а С34 103 300 300 32,7 107,9 107,6 0,0 0,0 1,1 1,1 0,5 0,4 4315,7 1849,4 149,9 68,0

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 106 С34 107 (ВТ-1) 300 300 227,1 86,7 86,6 0,2 0,2 0,7 0,7 0,4 0,3 47728,3 20434,9 149,1 68,8

5.1.46_5104_Святошинська 34 С34 106 С34 106/1 200 200 220,8 21,1 21,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 23224,8 9903,4 149,1 68,5

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-1 ПП6 ТК-6 80 80 33,0 5,5 5,5 0,1 0,1 2,9 2,9 0,3 0,3 1644,4 699,5 95,0 68,1

5.1.48_5202_Перемоги 113 5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-1 150 150 12,8 34,6 34,6 0,1 0,1 4,3 4,2 0,6 0,6 878,6 376,5 95,0 69,0

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-4/1 ПП6 Пер 113 шк.інтерн. 100 100 52,1 16,1 16,1 0,4 0,4 7,8 7,7 0,6 0,6 2914,6 1250,2 94,5 69,5

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-3 корпус спальний школи-інтернат 80 80 14,8 5,8 5,8 0,0 0,0 3,3 3,2 0,3 0,3 736,5 316,3 94,8 69,7

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-3 ПП6 ТК-4 100 100 77,8 23,4 23,4 1,3 1,3 16,4 16,2 0,9 0,8 4362,3 1867,1 94,8 69,3

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-2 ПП6 ТК-2а 150 150 12,2 29,2 29,2 0,0 0,0 3,0 3,0 0,5 0,5 838,8 359,5 94,9 69,3

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-1 ПП6 ТК-2 150 150 30,7 29,2 29,2 0,1 0,1 3,0 3,0 0,5 0,5 2101,0 901,3 95,0 69,2

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-8 ДЗ №60 Управління освіти Свято 65 65 126,6 5,5 5,5 1,1 1,1 8,6 8,5 0,5 0,5 5716,6 2440,6 94,4 68,7

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-4 інтернат школа №15 Управління 50 50 12,4 6,6 6,6 0,6 0,6 49,1 48,3 1,0 0,9 516,3 221,7 94,6 69,6

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-2а ПП6 ТК-3 150 150 36,7 29,2 29,2 0,1 0,1 3,0 3,0 0,5 0,5 2517,0 1078,4 94,9 69,3

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-6 ПП6 ТК-8 65 65 37,9 5,5 5,5 0,3 0,3 8,6 8,5 0,5 0,5 1714,3 733,9 94,7 68,3

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-4/1 адміністративна будівля 50 50 86,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 3583,0 1451,1 94,5 65,7

5.1.48_5202_Перемоги 113 ПП6 ТК-4 ПП6 ТК-4/1 100 100 28,6 16,8 16,8 0,2 0,2 8,5 8,4 0,6 0,6 1602,7 686,1 94,6 69,2

5.1.50_5210_Котельникова 95
5.1.50_5210_Котельникова 

95 Вузол 150 150 4,7 59,0 59,0 0,1 0,1 12,4 12,2 1,0 0,9 317,3 136,0 95,0 69,8
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5.1.50_5210_Котельникова 95 Ко3 главный КМКЛ N7 25 25 30,1 1,2 1,2 1,9 1,9 63,3 62,3 0,7 0,7 978,6 415,7 94,8 69,3

5.1.50_5210_Котельникова 95 Вузол Ко3 ТК-1 150 150 23,7 59,0 59,0 0,3 0,3 12,4 12,2 1,0 0,9 1602,1 686,5 95,0 69,8

5.1.50_5210_Котельникова 95 Ко3 ТК-1 Ко3 главный 150 150 107,3 59,0 59,0 1,3 1,3 12,4 12,2 1,0 0,9 7256,1 3108,4 95,0 69,9

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 ТК-1А Кр2 ТК-1 125 125 22,6 18,2 18,2 0,1 0,1 3,1 3,0 0,4 0,4 1485,2 636,3 95,0 68,8

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 ТК-2 корпус лікувальний №2 Київська 80 80 41,1 3,3 3,3 0,0 0,0 1,1 1,1 0,2 0,2 2027,1 868,8 94,1 68,9

5.1.51_5211_Крамського 21 Вузол Кр2 т.1 50 50 62,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 2564,2 963,4 95,0 56,9

5.1.51_5211_Крамського 21 Вузол Кр2 ТК-1А 100 100 10,6 18,2 18,2 0,1 0,1 10,0 9,8 0,7 0,7 591,6 253,9 95,0 68,8

5.1.51_5211_Крамського 21 Вузол ЦТП 100 100 4,8 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 268,2 115,6 95,0 69,8

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 пральня пральня Київська міська клініч 50 50 2,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 86,2 37,9 86,9 63,6

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 ТК-3 блок господарчий Київська місь 80 80 22,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1088,2 460,4 93,4 67,7

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 ТК-1 Кр2 ТК-2 200 200 57,2 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4790,0 2035,4 94,9 68,2

5.1.51_5211_Крамського 21 5.1.51_5211_Крамського 21 Вузол 100 100 6,8 19,6 19,6 0,1 0,1 11,5 11,3 0,7 0,7 380,9 163,2 95,0 68,6

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 ТК-3 корпус №1 Київська міська клін 50 50 15,8 2,4 2,4 0,1 0,1 6,4 6,3 0,3 0,3 645,5 277,0 93,4 68,6

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 ТК-1 Кр2 Кр 21 к 1* 100 100 52,7 11,8 11,8 0,2 0,2 4,2 4,2 0,4 0,4 2942,8 1264,0 94,9 69,4

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 т.1 Кр2 пральня 50 50 2,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 84,7 36,9 87,2 59,6

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 ТК-2 Кр2 ТК-3 80 80 42,7 3,1 3,1 0,0 0,0 0,9 0,9 0,2 0,2 2104,9 897,6 94,1 68,1

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 ТК-4 корпус головний Київська міськ 32 32 21,1 11,5 11,5 33,1 32,6 1571,3 1546,0 4,1 4,1 743,1 318,4 94,5 69,6

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 Кр 21 к 1* Кр2 ТК-4 32 32 32,9 11,5 11,5 51,6 50,8 1571,3 1545,9 4,1 4,1 1159,4 496,9 94,6 69,6

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 Кр 21 к 1* корпус лікувальний інфекційний 100 100 15,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 853,5 356,2 94,6 67,8

5.1.51_5211_Крамського 21 Кр2 пральня морг Київська міська клінічна 20 20 41,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 1200,2 294,3 86,9 35,8

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-8 (6) будинок житловий 65 65 20,4 3,3 3,3 0,1 0,1 3,2 3,2 0,3 0,3 936,7 405,2 100,3 66,6

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-2а Буд ТК-3 150 150 75,2 40,9 40,9 0,5 0,4 6,0 5,9 0,7 0,7 10145,8 4344,5 104,4 66,3

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-5 (8-2) Буд ТК-6 (8-3) 100 100 81,6 30,2 30,1 2,2 2,2 27,5 26,8 1,1 1,1 8995,1 3851,0 102,2 66,2

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Вузол Буд ТК-2а 150 150 107,9 40,9 40,8 0,7 0,6 6,0 5,9 0,7 0,7 14558,4 6237,8 104,7 66,2

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-6 (8-3) Буд ТК-7 100 100 84,7 25,0 25,0 1,6 1,6 18,8 18,4 0,9 0,9 9332,7 3990,1 101,9 66,1

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Вузол Вузол 200 200 64,6 45,9 45,7 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 5773,0 2449,9 105,0 65,8

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Вузол Вузол 200 200 51,7 44,9 44,8 0,1 0,1 1,6 1,6 0,4 0,4 7499,9 3211,2 104,9 65,8

5.1.52_5213_Санаторій Перемога
5.1.52_5213_Санаторій 

Перемога Вузол 200 200 6,2 72,6 72,5 0,0 0,0 4,2 4,1 0,7 0,7 425,8 274,0 105,0 67,3

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Вузол Вузол 200 200 104,3 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15122,0 6254,5 104,7 65,1

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-3 Буд ТК-5 (8-2) 150 150 422,0 30,2 30,1 1,4 1,3 3,3 3,2 0,5 0,5 56884,7 24066,0 104,1 66,0

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Вузол ПЕР Бударина 1 65 65 19,7 1,8 1,8 0,0 0,0 0,9 0,9 0,2 0,2 1878,9 802,5 99,7 65,6

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Вузол Центр дозвілля Управління осві 65 65 30,7 1,2 1,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 1403,4 598,7 99,7 65,5

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-11 (8а) будинок житловий 100 100 11,5 5,9 5,9 0,0 0,0 1,1 1,0 0,2 0,2 638,8 273,7 97,9 65,0

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-6 (8-3) будинок житловий 65 65 85,3 5,2 5,2 0,7 0,7 7,8 7,6 0,5 0,4 3985,7 1712,6 101,9 67,3

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-7/1 Буд ДНЗ № 747 80 80 74,9 15,7 15,7 1,8 1,8 24,1 23,6 0,9 0,9 3845,8 1646,8 101,4 67,4

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Вузол гараж (ПРАЛЬНЯ) Клінічний сана 50 50 42,2 1,0 1,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,1 0,1 1831,2 788,7 104,7 68,5

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-10 (8) Буд ТК-11 (8а) 100 100 63,2 5,9 5,9 0,1 0,1 1,1 1,0 0,2 0,2 6764,7 2887,1 99,0 65,0

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-7 Буд ТК-8 (6) 100 100 100,8 9,2 9,2 0,3 0,3 2,6 2,5 0,3 0,3 11076,2 4673,6 101,5 64,8

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Вузол корпус лікувальний Клінічний с 50 50 22,5 0,9 0,9 0,0 0,0 1,0 1,0 0,1 0,1 974,2 423,4 104,9 69,2

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-7 Буд ТК-7/1 80 80 40,2 15,7 15,7 1,0 0,9 24,1 23,6 0,9 0,9 2050,2 884,0 101,5 67,3

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-9 (5) Буд ТК-10 (8) 125 125 65,0 5,9 5,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 4334,6 1852,8 99,8 64,5

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-8 (6) Буд ТК-9 (5) 100 100 32,3 5,9 5,9 0,0 0,0 1,1 1,0 0,2 0,2 3490,4 1484,0 100,3 64,1

5.1.52_5213_Санаторій Перемога Буд ТК-3 Буд Санаторій 150 150 29,7 10,7 10,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2116,4 922,4 104,1 69,2

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 202 Вд1 ТК 203 200 200 29,4 65,8 65,8 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 3148,3 1349,1 149,6 69,3

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 203 Вд1 ТК 204 200 200 22,4 65,8 65,8 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 2402,1 1029,4 149,5 69,3

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 109 Вд1 ТК 110 200 200 123,4 102,7 102,5 1,1 1,0 8,7 8,2 1,0 0,9 13184,1 5648,4 149,7 68,6

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/4а Вд1 ТК 113/5 200 200 57,2 32,9 32,9 0,1 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 6089,9 2608,6 148,4 69,1

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 201 Вд1 нова 300 300 62,3 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8318,7 3522,9 149,6 67,5

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 209 Вд1 ТК 210 150 150 45,0 12,1 12,1 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 3908,7 1673,7 148,9 68,9

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/2 Вд1 ТК 113/3 200 200 34,1 32,9 32,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 3641,6 1558,8 149,0 68,9
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5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 110 Вд1 ТК 111 200 200 253,3 102,7 102,6 2,2 2,1 8,7 8,2 1,0 0,9 27062,1 11589,8 149,6 68,7

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 107 Вд1 ТК 107а 300 300 84,5 195,2 194,8 0,3 0,3 3,7 3,5 0,8 0,8 11285,7 4831,6 149,9 68,8

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 Кот32/11БН Вд1 ТК 111/1а 80 80 25,2 5,8 5,8 0,1 0,1 3,4 3,2 0,3 0,3 1672,8 716,4 149,2 69,4

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 105 Вд1 ТК 106 300 300 19,6 261,7 261,3 0,1 0,1 6,7 6,3 1,1 1,0 2616,9 1121,5 149,9 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 111/1 Вд1 ТК 111/2 80 80 28,0 11,7 11,7 0,4 0,4 13,9 13,1 0,7 0,7 1847,1 792,1 149,0 68,7

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 103 Вд1 ТК 104 300 300 33,7 261,7 261,3 0,2 0,2 6,7 6,3 1,1 1,0 4505,1 1930,7 149,9 68,9

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 Котел33 БН Вд1 Котельн 35 125 125 94,0 66,5 66,5 4,1 3,8 43,1 40,5 1,6 1,5 7947,2 3404,9 149,6 69,7

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 114/2 Вд1 114/3 100 100 26,7 3,3 3,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1917,4 820,4 145,3 66,3

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 102 Вд1 103 300 300 41,1 261,7 261,3 0,3 0,3 6,7 6,3 1,1 1,0 5488,7 2352,2 150,0 68,9

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 т.1 Вд1 т.2 200 200 77,5 8,0 8,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8185,4 3498,3 148,2 68,1

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 208 Вд1 БН Петр5/9 150 150 23,4 45,8 45,8 0,2 0,2 7,9 7,4 0,8 0,7 2042,4 876,1 149,3 69,6

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 106 Вд1 ТК 107 300 300 35,3 261,7 261,3 0,2 0,2 6,7 6,3 1,1 1,0 4715,4 2020,8 149,9 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 111 Вд1 Кот32/11БН 80 80 11,5 5,8 5,8 0,0 0,0 3,4 3,2 0,3 0,3 758,4 325,6 149,3 69,2

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 нова Вд1 т.1 200 200 27,6 8,0 8,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2918,4 1249,5 148,6 67,7

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 114/4 Київська міська наркологічна к 80 80 20,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,6 0,5 0,1 0,1 1274,6 545,4 143,8 66,7

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 Котельн 35 Вд1 ТК 107/6 125 125 54,2 66,5 66,5 2,3 2,2 43,1 40,5 1,6 1,5 4577,0 1961,2 149,5 69,7

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 111/1а Спеціалізований будинок для ВВ 80 80 11,4 5,8 5,8 0,0 0,0 3,4 3,2 0,3 0,3 757,9 324,7 148,9 69,4

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 111/3 Вд1 Верхов 34 80 80 9,6 11,7 11,7 0,1 0,1 13,9 13,1 0,7 0,7 634,2 271,8 148,0 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 112 Вд1 ТК 113 200 200 60,5 84,8 84,7 0,4 0,3 6,0 5,6 0,8 0,8 6458,5 2767,4 149,2 68,8

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 113 Вд1 ТК 113а 150 150 21,3 38,5 38,5 0,1 0,1 5,6 5,2 0,7 0,6 1852,4 793,3 149,2 68,7

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 205 Вд1 ТК 206 80 80 40,3 7,9 7,9 0,3 0,2 6,3 6,0 0,5 0,4 2672,9 1143,9 149,4 69,4

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 114а Вд1 ТК 115 150 150 48,2 35,2 35,2 0,2 0,2 4,6 4,4 0,6 0,6 4192,5 1796,2 148,9 69,2

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 114 Вд1 114/1 100 100 102,8 3,3 3,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 7614,6 3176,5 149,0 65,4

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 108 Вд1 ТК 109 200 200 33,3 102,7 102,5 0,3 0,3 8,7 8,2 1,0 0,9 3565,2 1525,7 149,8 68,5

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 104 Вд1 ТК 105 300 300 61,6 261,7 261,3 0,4 0,4 6,7 6,3 1,1 1,0 8232,2 3527,8 149,9 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 207 Національний університет харчо 80 80 11,0 7,9 7,9 0,1 0,1 6,3 6,0 0,5 0,4 728,4 312,1 148,9 69,5

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 т.2 ПР Львів15 80 80 71,8 8,0 8,0 0,5 0,4 6,5 6,1 0,5 0,5 4687,9 2005,9 147,2 68,4

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/3 Вд1 ТК 113/3а 200 200 77,5 32,9 32,9 0,1 0,1 0,9 0,8 0,3 0,3 8258,2 3536,8 148,8 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 Верх 34 БН Вд1 ТК 111/3 100 100 84,0 11,7 11,7 0,4 0,3 4,3 4,1 0,5 0,4 6208,1 2656,8 148,5 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 101 300 300 34,8 261,7 261,3 0,2 0,2 6,7 6,3 1,1 1,0 4643,6 1990,0 150,0 68,9

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 206 Вд1 ТК 207 80 80 14,0 7,9 7,9 0,1 0,1 6,3 6,0 0,5 0,4 930,1 398,5 149,1 69,4

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 211 Вд1 ТК 212 150 150 32,9 12,1 12,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2847,3 1219,5 148,4 69,1

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 114 Вд1 ТК 114а 150 150 58,9 35,2 35,2 0,3 0,3 4,6 4,4 0,6 0,6 5111,9 2194,1 149,0 69,2

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 107 Вд1 ТК 107/1 200 200 60,3 66,5 66,5 0,2 0,2 3,7 3,4 0,6 0,6 6458,2 2774,5 149,9 69,6

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 114/3 Вд1 114/4 100 100 30,2 2,4 2,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 2167,3 925,9 144,7 66,5

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 205 Вд1 ТК 208 200 200 77,4 57,9 57,9 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,5 8285,8 3549,9 149,4 69,4

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/4 Вд1 ТК 113/4а 200 200 30,1 32,9 32,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 3206,5 1373,9 148,5 69,1

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 113 Вд1 ТК 113/1 200 200 42,0 46,3 46,2 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 4482,7 1921,7 149,2 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 114/1 Вд1 114/2 100 100 64,8 3,3 3,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 4670,9 1993,9 146,7 66,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 111/1 будинок житловий 32 32 70,6 0,4 0,4 0,1 0,1 2,0 1,9 0,2 0,1 3248,0 1320,5 149,0 65,6

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 107/4 Вд1 Котел33 БН 150 150 26,0 66,5 66,5 0,4 0,4 16,6 15,6 1,1 1,1 2276,5 975,6 149,6 69,6

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 101 Вд1 102 300 300 65,7 261,7 261,3 0,4 0,4 6,7 6,3 1,1 1,0 8772,3 3759,2 150,0 68,9

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 111 Вд1 ТК 111/1 200 200 39,8 12,1 12,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4246,0 1814,0 149,3 68,4

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 111/2 Вд1 Верх 34 БН 80 80 50,0 11,7 11,7 0,7 0,7 13,9 13,1 0,7 0,7 3302,2 1414,1 148,8 68,8

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 208 Вд1 ТК 209 150 150 50,6 12,1 12,1 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 4413,6 1882,7 149,3 68,8

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 107/3 Вд1 ТК 107/4 150 150 20,1 66,5 66,5 0,3 0,3 16,6 15,6 1,1 1,1 1753,7 751,5 149,7 69,6

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 115 Вд1 ТК 116 150 150 67,4 35,2 35,2 0,3 0,3 4,6 4,4 0,6 0,6 5859,5 2510,1 148,7 69,3

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 108 Вд1 ТК 201 200 200 114,2 73,8 73,7 0,5 0,5 4,5 4,2 0,7 0,7 12217,4 5236,9 149,8 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 210 Вд1 ТК 211 150 150 29,4 12,1 12,1 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2553,2 1093,6 148,6 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 107/1 Вд1 ТК 107/2 200 200 38,8 66,5 66,5 0,1 0,1 3,7 3,4 0,6 0,6 4170,9 1787,2 149,8 69,6
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5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 107а Вд1 ТК 108 300 300 49,9 195,1 194,9 0,2 0,2 3,7 3,5 0,8 0,8 6655,6 2852,1 149,8 68,8

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 107/2 Вд1 ТК 107/3 200 200 18,2 66,5 66,5 0,1 0,1 3,7 3,4 0,6 0,6 1954,6 837,6 149,7 69,6

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 113а Вд1 ТК 114 150 150 48,5 38,5 38,5 0,3 0,3 5,6 5,2 0,7 0,6 4208,3 1803,0 149,1 68,7

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/3а Вд1 ТК 113/4 200 200 34,7 32,9 32,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,3 0,3 3699,7 1585,1 148,6 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 204 Вд1 ТК 205 200 200 53,9 65,8 65,8 0,2 0,2 3,6 3,4 0,6 0,6 5777,6 2475,6 149,5 69,3

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 111 Вд1 ТК 112 200 200 76,7 84,8 84,7 0,5 0,4 6,0 5,6 0,8 0,8 8191,9 3510,5 149,3 68,8

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 113/1 Вд1 ТК 113/2 200 200 47,2 46,3 46,3 0,1 0,1 1,8 1,7 0,4 0,4 5041,3 2159,9 149,1 69,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 114/3 будинок житловий 50 50 16,5 0,9 0,9 0,0 0,0 1,0 0,9 0,1 0,1 860,3 368,3 144,7 67,0

5.1.54_5214_Відпочинку 7 Вд1 ТК 201 Вд1 ТК 202 200 200 16,0 65,8 65,8 0,1 0,1 3,6 3,4 0,6 0,6 1711,7 734,3 149,6 69,3

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-6 будинок житловий 100 100 37,3 7,8 7,8 0,1 0,1 1,8 1,8 0,3 0,3 2070,6 886,5 94,5 69,4

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-2 Вузол 150 150 45,9 40,0 39,9 0,3 0,3 5,7 5,6 0,7 0,6 3035,3 1301,7 94,9 69,4

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-1 Кр1 ТК-6 100 100 64,1 7,8 7,8 0,1 0,1 1,8 1,8 0,3 0,3 3565,2 1524,6 95,0 69,3

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 Кот 51 теп1 теплиця І Святошинський дитячи 65 65 5,2 5,7 5,7 0,0 0,0 9,2 9,1 0,5 0,5 163,8 117,8 94,4 69,6

5.1.55_5215_Крамського 16 Вузол Кр1 Кот 51 теп1 65 65 51,4 5,8 5,8 0,5 0,5 9,7 9,5 0,5 0,5 2344,4 999,4 94,8 69,0

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-4 Кр1 ТК-4/1 100 100 64,7 18,1 18,1 0,6 0,6 9,9 9,7 0,7 0,7 3578,5 1532,6 94,3 69,1

5.1.55_5215_Крамського 16 Вузол Кр1 ТК-5 150 150 50,1 34,2 34,2 0,2 0,2 4,2 4,1 0,6 0,5 3317,9 1422,4 94,8 69,6

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 Кот 51 теп1 Кр1 ТК-7 50 50 57,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2344,5 775,9 94,4 51,2

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-3 корпус №2 Святошин. психоневро 100 100 23,4 10,8 10,8 0,1 0,1 3,5 3,5 0,4 0,4 1298,9 557,9 94,6 69,6

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-5 теплиця ІІ Святошинський дитяч 80 80 24,5 7,7 7,7 0,1 0,1 5,8 5,7 0,4 0,4 1217,1 521,5 94,7 69,7

5.1.55_5215_Крамського 16 Вузол Кр1 ТК-3 150 150 79,9 29,0 28,9 0,2 0,2 3,0 3,0 0,5 0,5 5273,1 2258,2 94,8 69,1

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 КК БН Кр1 ТК-1 250 250 28,4 79,4 79,3 0,0 0,0 1,5 1,5 0,5 0,5 2588,5 1107,8 95,0 69,2

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-4/1 теплиця Святошин. психоневроло 80 80 16,6 7,7 7,7 0,1 0,1 5,8 5,7 0,4 0,4 818,8 350,9 94,1 69,2

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-3 Кр1 ТК-4 125 125 83,0 18,1 18,1 0,3 0,3 3,1 3,0 0,4 0,4 5306,2 2268,2 94,6 69,0

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-4/1 Кр1 Кра 16 лік 100 100 41,8 10,4 10,4 0,1 0,1 3,3 3,2 0,4 0,4 2309,0 988,4 94,1 69,1

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-2 корпус господарський Святошинс 65 65 6,3 1,7 1,7 0,0 0,0 0,9 0,8 0,1 0,1 288,7 124,0 94,9 69,8

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-2 Вузол 150 150 66,9 29,9 29,9 0,2 0,2 3,2 3,2 0,5 0,5 4421,6 1891,3 94,9 69,1

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-1 Кр1 ТК-2 250 250 41,6 71,6 71,6 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 3780,8 1620,1 95,0 69,2

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-7 прохідна Святошинський дитячий 25 25 19,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 0,4 0,1 0,1 486,7 204,8 76,2 52,8

5.1.55_5215_Крамського 16 Вузол гаражі Святошин. психоневролог 50 50 6,6 1,0 1,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,1 0,1 182,2 130,4 94,8 69,7

5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 ТК-5 корпус головний Святошинський 150 150 85,4 26,5 26,5 0,2 0,2 2,5 2,5 0,4 0,4 5653,3 2420,8 94,7 69,6

5.1.55_5215_Крамського 16 5.1.55_5215_Крамського 16 Кр1 КК БН 250 250 1,0 106,7 106,7 0,0 0,0 2,8 2,7 0,6 0,6 91,1 39,0 95,0 69,4

5.1.57_5216_Котельникова 62 Ко1 102 Ко1 103 100 100 9,9 9,5 9,5 0,0 0,0 2,8 2,7 0,4 0,3 735,8 314,3 149,1 67,8

5.1.57_5216_Котельникова 62 Ко1 Крич 21 БН Ко1 105/1 65 65 72,4 9,5 9,5 2,0 1,8 27,0 25,4 0,9 0,8 4379,8 1874,7 147,5 68,6

5.1.57_5216_Котельникова 62 Ко1 101 Ко1 102 100 100 186,9 17,2 17,2 1,8 1,6 9,4 8,8 0,7 0,6 13868,8 5930,9 149,9 68,4

5.1.57_5216_Котельникова 62 Вузол Ко1 101 200 200 17,2 17,2 17,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 1860,1 791,6 150,0 68,0

5.1.57_5216_Котельникова 62 Ко1 201 Ко1 201/1 150 150 7,0 69,7 69,7 0,1 0,1 18,2 17,1 1,2 1,1 614,6 263,4 150,0 69,8

5.1.57_5216_Котельникова 62 Ко1 102 Ко1 102/1 100 100 42,2 7,8 7,8 0,1 0,1 1,9 1,8 0,3 0,3 3121,0 1341,2 149,1 69,4

5.1.57_5216_Котельникова 62
5.1.57_5216_Котельникова 

62 Вузол 200 200 10,6 86,9 86,9 0,1 0,1 6,2 5,9 0,8 0,8 1146,1 491,2 150,0 69,4

5.1.57_5216_Котельникова 62 Ко1 104 Ко1 105 80 80 71,9 9,5 9,5 0,7 0,6 9,1 8,5 0,6 0,5 4728,3 2023,7 148,4 68,2

5.1.57_5216_Котельникова 62 Ко1 103 Ко1 104 80 80 88,1 9,5 9,5 0,8 0,8 9,1 8,5 0,6 0,5 5802,1 2482,5 149,0 68,0

5.1.57_5216_Котельникова 62 Ко1 201/1 Вузол 150 150 91,5 69,7 69,7 1,7 1,6 18,2 17,1 1,2 1,1 8059,4 3453,0 150,0 69,9

5.1.57_5216_Котельникова 62 Вузол Ко1 202 100 100 65,0 69,7 69,7 9,9 9,3 152,6 143,2 2,7 2,5 4860,2 2082,6 149,8 69,9

5.1.57_5216_Котельникова 62 Ко1 105 Ко1 Крич 21 БН 80 80 53,5 9,5 9,5 0,5 0,5 9,1 8,5 0,6 0,5 3510,3 1502,9 147,9 68,4

5.1.57_5216_Котельникова 62 Вузол Ко1 201 150 150 23,8 69,7 69,7 0,4 0,4 18,2 17,1 1,2 1,1 2088,8 896,6 150,0 69,8

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Вузол 200 200 45,6 42,0 41,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 8089,3 3465,1 149,3 68,3

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Вузол 200 200 39,7 123,3 123,1 0,5 0,5 12,6 11,8 1,2 1,1 7093,2 3039,5 149,8 69,1

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Ко2 1 Вузол 250 250 12,1 123,3 123,1 0,0 0,0 3,9 3,7 0,8 0,7 2387,4 1023,1 150,0 69,0

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Ко2 2 Вузол 200 200 2,2 92,9 92,8 0,0 0,0 7,1 6,7 0,9 0,8 385,0 165,0 149,6 69,0

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Вузол 150 150 43,6 42,0 42,0 0,3 0,3 6,6 6,2 0,7 0,7 7082,0 3033,8 148,2 68,8

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Ко2 3 200 200 7,5 92,9 92,8 0,1 0,1 7,1 6,7 0,9 0,8 1334,5 571,9 149,4 69,0
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5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Вузол 250 250 106,1 123,3 123,1 0,4 0,4 3,9 3,7 0,8 0,7 20885,5 8946,9 149,9 69,1

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Ко2 5 200 200 6,4 42,0 41,9 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 1141,9 489,3 149,1 68,3

5.1.58_5219_Котельникова 7/13
5.1.58_5219_Котельникова 

7/13 Ко2 КК БН 250 250 9,8 123,3 123,1 0,0 0,0 3,9 3,7 0,8 0,7 1925,2 825,0 150,0 69,0

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Вузол 150 150 38,3 42,0 42,0 0,3 0,2 6,6 6,2 0,7 0,7 6225,8 2667,1 148,0 68,8

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Ко2 8 Ко2 9 150 150 65,4 42,0 42,0 0,4 0,4 6,6 6,2 0,7 0,7 5638,6 2415,7 147,9 68,9

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Ко2 2 200 200 124,6 92,9 92,8 0,9 0,8 7,1 6,7 0,9 0,8 13313,7 5697,3 149,7 69,0

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Ко2 9 Вузол 150 150 4,6 42,0 42,0 0,0 0,0 6,6 6,2 0,7 0,7 751,6 322,1 147,7 68,9

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Ко2 3 Вузол 200 200 29,4 42,0 41,9 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 5232,7 2232,9 149,4 68,2

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Вузол 150 150 29,8 42,0 41,9 0,2 0,2 6,6 6,2 0,7 0,7 4846,9 2076,6 148,3 68,7

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Вузол 200 200 29,7 92,9 92,8 0,2 0,2 7,1 6,7 0,9 0,8 5295,4 2269,1 149,6 69,0

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Ко2 КК БН Ко2 1 250 250 20,8 123,3 123,1 0,1 0,1 3,9 3,7 0,8 0,7 4100,1 1757,0 150,0 69,0

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Ко2 7 150 150 124,5 42,0 41,9 0,8 0,8 6,6 6,2 0,7 0,7 10759,3 4607,9 148,8 68,6

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Вузол 200 200 40,5 92,9 92,8 0,3 0,3 7,1 6,7 0,9 0,8 7215,7 3091,8 149,5 69,0

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Вузол Ко2 8 150 150 7,1 42,0 42,0 0,0 0,0 6,6 6,2 0,7 0,7 1149,8 492,7 147,9 68,8

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Ко2 7 Вузол 150 150 99,2 42,0 41,9 0,7 0,6 6,6 6,2 0,7 0,7 8559,9 3666,5 148,5 68,6

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Ко2 6 Вузол 200 200 90,7 42,0 41,9 0,1 0,1 1,5 1,4 0,4 0,4 9621,4 4120,9 149,0 68,4

5.1.58_5219_Котельникова 7/13 Ко2 5 Ко2 6 200 200 13,5 42,0 41,9 0,0 0,0 1,5 1,4 0,4 0,4 2384,6 1021,8 149,1 68,3

5.1.59_5221_Чистяківська 24 Вузол корпус навчальний ШКОЛА-САДОК 50 50 13,8 5,6 5,6 0,5 0,5 35,4 34,9 0,8 0,8 578,8 248,1 94,9 69,9

5.1.59_5221_Чистяківська 24 Вузол Вузол 50 50 118,9 3,8 3,8 1,9 1,9 16,3 16,1 0,6 0,5 4992,9 2109,9 95,0 68,7

5.1.59_5221_Чистяківська 24 Вузол Вузол 50 50 30,7 30,5 30,5 32,5 31,9 1059,1 1041,9 4,5 4,4 1288,3 552,2 95,0 69,8

5.1.59_5221_Чистяківська 24 5.1.59_5221_Чистяківська 24 Вузол 150 150 7,0 41,8 41,8 0,0 0,0 6,3 6,2 0,7 0,7 486,3 208,4 95,0 69,6

5.1.59_5221_Чистяківська 24 Вузол Вузол 100 100 8,3 38,0 38,0 0,4 0,4 43,4 42,8 1,4 1,4 465,2 199,5 95,0 69,7

5.1.59_5221_Чистяківська 24 Вузол корпус навчальний ШКОЛА-САДОК 50 50 25,8 3,8 3,8 0,4 0,4 16,3 16,1 0,6 0,5 1067,1 456,9 93,7 68,8

5.1.59_5221_Чистяківська 24 Вузол корпус навчальний ДНЗ Київськи 50 50 104,9 24,9 24,9 74,2 73,0 707,6 696,1 3,7 3,6 4407,5 1887,5 94,9 69,8

5.1.59_5221_Чистяківська 24 Вузол корпус навчальний ШКОЛА-САДОК 20 20 65,5 7,6 7,6 4,3 4,2 65,7 64,6 1,1 1,1 2754,8 1178,0 95,0 69,7

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-2 корпус головний Дитячий спеціа 100 100 80,6 12,2 12,2 0,4 0,4 4,5 4,4 0,4 0,4 4455,4 1922,3 94,7 69,5

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-3 будинок житловий відомчий ДИТЯ 50 50 35,7 1,2 1,2 0,1 0,1 1,7 1,7 0,2 0,2 1426,4 615,4 93,7 68,1

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-2а ЛП ТК-3 50 50 74,2 5,2 5,2 2,3 2,2 30,5 29,9 0,8 0,7 2967,6 1269,1 94,2 65,9

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 Вузол будинок адміністративний водон 50 50 113,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 4608,8 1532,0 95,0 53,7

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-4 ЛП ТК-4а 50 50 61,9 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 2418,3 995,6 91,7 62,7

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-2 корпус ІЗОЛЯТОР Дитячий спеціа 50 50 101,5 1,7 1,7 0,3 0,3 3,4 3,4 0,3 0,2 4135,5 1744,1 94,7 67,9

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-3 ЛП ТК-3а 50 50 115,9 4,0 4,0 2,1 2,0 17,9 17,6 0,6 0,6 4627,9 1968,0 93,7 65,8

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-4а будинок адміністративний СТАНЦ 50 50 23,9 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 897,4 382,3 87,7 63,3

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-4 будинок житловий відомчий ДИТЯ 50 50 59,9 1,7 1,7 0,2 0,2 3,4 3,4 0,3 0,2 2339,3 1005,8 91,7 66,5

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 Вузол ЛП ТК-1а 100 100 19,4 19,1 19,1 0,2 0,2 10,9 10,7 0,7 0,7 1070,2 459,1 95,0 68,0

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-1а ЛП ТК-1 100 100 14,6 19,1 19,1 0,2 0,2 10,9 10,7 0,7 0,7 805,6 345,2 94,9 68,0

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-2 ЛП ТК-2а 50 50 55,6 5,2 5,2 1,7 1,7 30,5 29,9 0,8 0,7 2264,8 952,9 94,7 65,6

5.1.61_5224 Житомирське шосе19
5.1.61_5224 Житомирське 

шосе19 Вузол 100 100 13,3 22,2 22,2 0,2 0,2 14,8 14,5 0,8 0,8 734,7 314,9 95,0 67,7

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-1 ЛП ТК-2 100 100 67,8 19,1 19,1 0,7 0,7 10,9 10,7 0,7 0,7 3753,2 1607,4 94,9 68,1

5.1.61_5224 Житомирське шосе19 ЛП ТК-3а ЛП ТК-4 50 50 47,0 2,3 2,3 0,3 0,3 6,2 6,1 0,3 0,3 1862,1 787,5 92,5 64,6

5.1.62_5302_Перемоги 5 Прм ТК-1 будинок житловий 65 65 18,6 3,5 3,5 0,1 0,1 3,6 3,5 0,3 0,3 1082,7 464,5 94,8 69,6

5.1.62_5302_Перемоги 5 Вузол Прм ТК-1 65 65 11,1 7,0 7,0 0,2 0,2 14,2 14,0 0,6 0,6 644,4 276,1 94,9 69,1

5.1.62_5302_Перемоги 5 Прм ТК-1 будинок житловий 65 65 54,9 3,5 3,5 0,2 0,2 3,6 3,5 0,3 0,3 3199,7 1363,7 94,8 69,2

5.1.62_5302_Перемоги 5 5.1.62_5302_Перемоги 5 Вузол 65 65 21,7 14,0 14,0 1,2 1,2 56,8 55,8 1,2 1,2 1267,2 542,9 95,0 69,1

5.1.62_5302_Перемоги 5 Вузол будинок житловий ОСББ ОСББ "ПЕ 65 65 80,0 3,5 3,5 0,3 0,3 3,6 3,5 0,3 0,3 4660,8 1978,3 94,9 68,9

5.1.63_5501 Кільцева дорога 8 БН будинок житловий 80 80 80,0 4,9 4,9 0,2 0,2 2,3 2,3 0,3 0,3 4800,1 2041,2 95,0 69,3

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна СЛ 503 Вузол 80 80 23,4 14,8 14,8 0,5 0,5 22,4 21,0 0,9 0,8 1823,9 782,7 149,6 69,7

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна СЛ 504 Вузол 100 100 64,9 10,9 10,9 0,2 0,2 3,7 3,5 0,4 0,4 5665,4 2424,6 149,1 69,2

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна Вузол корпус лікувальний Лікарня для 100 100 6,5 4,0 4,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,1 565,1 242,0 148,6 69,3
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6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна Вузол поліклініка №1 Лікарня для вче 80 80 5,8 12,6 12,6 0,1 0,1 16,1 15,2 0,8 0,7 453,2 194,2 149,4 69,7

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна СЛ 501 СЛ 502 150 150 36,7 25,7 25,7 0,1 0,1 2,5 2,3 0,4 0,4 3737,7 1601,2 149,9 69,2

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна Вузол СЛ 505 100 100 98,4 25,4 25,4 2,0 1,9 20,3 19,0 1,0 0,9 8638,3 3703,0 149,9 69,8

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна Вузол СЛ 501 200 200 10,0 25,7 25,7 0,0 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 1258,7 538,8 149,9 69,1

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна Вузол корпус лікувальний Лікарня для 100 100 6,3 6,9 6,9 0,0 0,0 1,5 1,4 0,3 0,3 547,6 234,7 148,6 69,3

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна СЛ 502 СЛ 503 150 150 44,3 25,7 25,7 0,1 0,1 2,5 2,3 0,4 0,4 4516,9 1934,9 149,7 69,3

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна Вузол будинок адміністративний Лікар 80 80 5,1 2,2 2,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 397,8 170,3 149,4 69,7

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна СЛ 503 СЛ 504 100 100 58,4 10,9 10,9 0,2 0,2 3,8 3,5 0,4 0,4 5115,6 2184,8 149,6 69,0

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна
6.1.1_303_Смирнова-

Ласточкіна Вузол 200 200 26,7 51,1 51,1 0,1 0,1 2,2 2,0 0,5 0,5 3374,4 1445,9 150,0 69,4

6.1.1_303_Смирнова-Ласточкіна СЛ 505 будинок адміністративний ДО "А 100 100 14,7 25,4 25,4 0,3 0,3 20,3 19,0 1,0 0,9 1290,3 552,9 149,6 69,8

6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21
6.1.4_4219_НовоВокзальна 

19/21 НВ КК БН 65 65 5,0 63,0 63,0 5,8 5,7 1143,7 1125,1 5,5 5,4 230,5 98,8 95,0 69,9

6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21 НВ ТК 1 будинок житловий 65 65 13,4 15,2 15,2 0,9 0,9 66,3 65,2 1,3 1,3 613,9 263,1 95,0 69,9

6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21 НВ КК БН НВ ТК 1 65 65 15,6 15,2 15,2 1,0 1,0 66,3 65,2 1,3 1,3 715,8 306,7 95,0 69,9

6.1.4_4219_НовоВокзальна 19/21 НВ КК БН будинок житловий 100 100 55,3 35,4 35,4 2,1 2,0 37,6 37,0 1,3 1,3 3091,8 1324,5 95,0 69,9

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-109 ТК-110 150 150 57,6 44,5 44,5 0,4 0,4 7,4 7,0 0,8 0,7 4951,7 2121,5 148,6 69,3

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-101/5 ТК-101/6 150 150 88,2 28,1 28,1 0,3 0,2 3,0 2,8 0,5 0,5 7615,2 3261,3 149,4 69,6

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-105а ТК-106 150 150 17,4 44,5 44,4 0,1 0,1 7,4 7,0 0,8 0,7 1494,7 640,5 149,2 69,0

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-101/1 ТК-101/2 150 150 51,1 51,4 51,4 0,5 0,5 9,9 9,3 0,9 0,8 4421,6 1894,6 149,9 69,6

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-101 ТК-102 200 200 10,3 52,5 52,4 0,0 0,0 2,3 2,1 0,5 0,5 1518,8 917,2 150,0 68,8

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-108 ТК-109 150 150 85,6 44,5 44,5 0,6 0,6 7,4 7,0 0,8 0,7 13864,0 5936,7 148,9 69,2

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-101/2 ТК-101/3 150 150 45,9 28,1 28,1 0,1 0,1 3,0 2,8 0,5 0,5 3970,6 1698,9 149,8 69,4

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-106 ТК-107 150 150 82,4 44,5 44,4 0,6 0,6 7,4 7,0 0,8 0,7 7089,7 3037,1 149,1 69,0

6.1.6_7202_Нагірна 22 6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-101 200 200 28,3 103,9 103,8 0,3 0,2 8,9 8,4 1,0 0,9 4165,8 2524,0 150,0 69,1

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-107 ТК-108 150 150 28,4 44,5 44,5 0,2 0,2 7,4 7,0 0,8 0,7 4606,4 1973,6 149,0 69,1

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-101/4 ТК-101/5 150 150 25,4 28,1 28,1 0,1 0,1 3,0 2,8 0,5 0,5 2196,1 941,0 149,5 69,5

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-101 ТК-101/1 200 200 31,1 51,4 51,4 0,1 0,1 2,2 2,1 0,5 0,5 4579,9 2787,6 150,0 69,5

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-104/1 ТК-105 150 150 114,7 44,5 44,4 0,9 0,8 7,4 7,0 0,8 0,7 9880,3 4231,9 149,6 68,9

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-105 ТК-105а 150 150 91,8 44,5 44,4 0,7 0,6 7,4 7,0 0,8 0,7 7903,8 3385,7 149,4 69,0

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-101/3 ТК-101/4 150 150 57,3 28,1 28,1 0,2 0,2 3,0 2,8 0,5 0,5 4949,8 2120,4 149,6 69,4

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-104 ТК-104/1 200 200 90,0 44,5 44,4 0,1 0,1 1,6 1,5 0,4 0,4 9518,1 4073,3 149,8 68,8

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-103 ТК-104 200 200 49,7 52,5 52,4 0,1 0,1 2,3 2,1 0,5 0,5 5256,8 2252,3 149,9 68,9

6.1.6_7202_Нагірна 22 ТК-102 ТК-103 200 200 20,4 52,5 52,4 0,0 0,0 2,3 2,1 0,5 0,5 2156,5 924,1 149,9 68,8

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 105 Бгг 105/1 250 250 16,9 148,2 148,1 0,1 0,1 5,6 5,3 0,9 0,9 2017,2 864,5 149,8 69,2

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 106 Бгг 107 250 250 94,3 148,2 148,1 0,5 0,5 5,6 5,3 0,9 0,9 11279,8 4833,2 149,7 69,3

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 207 Бгг БНЦТП Т20а 150 150 15,8 23,1 23,1 0,0 0,0 2,0 1,9 0,4 0,4 1358,4 582,1 148,5 69,3

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 203 Бгг 204 150 150 46,5 40,4 40,3 0,3 0,3 6,1 5,7 0,7 0,6 4012,1 1717,6 149,3 69,0

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 102 Бгг 103 250 250 32,9 199,3 199,1 0,3 0,3 10,2 9,5 1,2 1,2 3940,7 1688,8 149,9 69,4

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 107 Бгг 201 200 200 64,8 86,9 86,9 0,4 0,4 6,3 5,9 0,8 0,8 6862,0 2940,0 149,6 69,3

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 110 Бгг 111 150 150 30,2 41,6 41,6 0,2 0,2 6,5 6,1 0,7 0,7 2608,1 1117,6 149,2 69,4

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 104 Бгг 104/1 250 250 17,2 148,2 148,1 0,1 0,1 5,6 5,3 0,9 0,9 2061,1 882,6 149,8 69,2

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 204/1 Бгг 205 150 150 29,5 40,4 40,4 0,2 0,2 6,1 5,7 0,7 0,6 2541,6 1089,1 149,0 69,2

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 205 Бгг 205/1 150 150 41,2 23,1 23,1 0,1 0,1 2,0 1,9 0,4 0,4 3549,5 1519,8 148,9 69,1

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 111 Бгг 112 150 150 88,0 41,6 41,6 0,6 0,5 6,5 6,1 0,7 0,7 7592,6 3252,4 149,1 69,5

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 103 Бгг 104 250 250 60,2 199,3 199,2 0,6 0,6 10,2 9,5 1,2 1,2 7212,7 3090,8 149,8 69,4

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 204 Бгг 204/1 150 150 128,5 40,4 40,3 0,8 0,7 6,1 5,7 0,7 0,6 11077,9 4744,2 149,2 69,2

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 101 Бгг 102 300 300 175,8 199,4 199,1 0,7 0,6 3,9 3,7 0,9 0,8 23336,9 9998,4 150,0 69,4

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 205/1 Бгг 206 150 150 13,3 23,1 23,1 0,0 0,0 2,0 1,9 0,4 0,4 1146,8 491,4 148,8 69,2

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 108 Бгг 108/1 200 200 73,0 61,3 61,2 0,2 0,2 3,1 2,9 0,6 0,6 7732,5 3312,8 149,6 69,4

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 108/1а Бгг 109 200 200 57,9 41,6 41,6 0,1 0,1 1,4 1,4 0,4 0,4 6131,1 2626,6 149,4 69,4
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6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг Багговут,36А ЦТП Бгг 101 300 300 41,6 199,4 199,1 0,2 0,2 3,9 3,7 0,9 0,8 5521,4 2366,1 150,0 69,3

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 104/1 Бгг 105 250 250 43,6 148,2 148,1 0,2 0,2 5,6 5,3 0,9 0,9 5214,7 2234,6 149,8 69,2

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 206 Бгг 207 150 150 50,9 23,1 23,1 0,1 0,1 2,0 1,9 0,4 0,4 4374,1 1873,7 148,7 69,2

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 105/1 Бгг 106 250 250 46,8 148,2 148,1 0,3 0,2 5,6 5,3 0,9 0,9 5602,8 2401,0 149,7 69,3

6.1.7_7203_Багговутівська 36а
6.1.7_7203_Багговутівська 

36а Бгг Багговут,36А ЦТП 300 300 7,7 199,4 199,1 0,0 0,0 3,9 3,7 0,9 0,8 1020,9 437,5 150,0 69,3

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 107 Бгг 108 250 250 29,8 61,3 61,2 0,0 0,0 1,0 0,9 0,4 0,4 3560,6 1525,9 149,6 69,3

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 201 Бгг 202 200 200 58,2 58,2 58,2 0,2 0,2 2,8 2,6 0,6 0,5 6165,2 2638,6 149,5 69,1

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 203 Бгг ЦТПТ23/25а 150 150 31,8 17,8 17,8 0,0 0,0 1,2 1,1 0,3 0,3 2740,3 1176,1 149,3 69,6

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 202 Бгг 203 150 150 60,7 58,2 58,2 0,8 0,7 12,7 11,9 1,0 0,9 5242,0 2246,0 149,4 69,2

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 109 Бгг 110 200 200 11,4 41,6 41,6 0,0 0,0 1,4 1,4 0,4 0,4 1209,2 518,2 149,2 69,4

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 108/1 Бгг 108/1а 200 200 32,6 41,6 41,6 0,0 0,0 1,4 1,4 0,4 0,4 3454,0 1479,1 149,4 69,3

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 108/1 Бгг БН ЦТП 100 100 26,9 19,6 19,6 0,3 0,3 12,1 11,4 0,8 0,7 1994,9 855,7 149,4 69,7

6.1.7_7203_Багговутівська 36а Бгг 205 ТОВ "Житлобуд-1" 100 100 39,7 17,2 17,2 0,4 0,3 9,4 8,8 0,7 0,6 2936,5 1258,8 148,9 69,4

6.1.8_7204_Половецька 14/16 Плв По 7/13 будинок житловий 100 100 23,7 13,9 13,9 0,1 0,1 5,8 5,7 0,5 0,5 1327,7 568,6 94,7 69,7

6.1.8_7204_Половецька 14/16 Вузол Плв 1 200 200 25,4 72,9 72,9 0,1 0,1 4,2 4,1 0,7 0,7 2114,5 905,9 95,0 69,8

6.1.8_7204_Половецька 14/16 Плв 1 Плв По 14 БН 150 150 32,9 72,9 72,9 0,6 0,6 19,0 18,7 1,2 1,2 2215,9 949,6 95,0 69,8

6.1.8_7204_Половецька 14/16 Плв По 14 БН Плв По 7/13 100 100 112,8 28,1 28,1 2,7 2,6 23,8 23,4 1,0 1,0 6323,7 2704,6 94,9 69,7

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 6 будинок житловий 100 100 8,8 6,2 6,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,2 494,1 212,7 94,9 69,8

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 7 Ттр 8 125 125 34,9 21,0 21,0 0,1 0,1 4,1 4,1 0,5 0,5 2747,3 2272,5 94,8 69,0

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр КК БН Ттр 6 125 125 70,3 43,4 43,4 1,2 1,2 17,5 17,2 1,0 1,0 5546,6 4585,0 95,0 69,1

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 2 будинок житловий 100 100 46,1 12,1 12,1 0,2 0,2 4,4 4,3 0,4 0,4 2577,5 1103,8 94,6 69,5

6.1.9_7205_Татарська 6 6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр КК БН 200 200 14,2 82,2 82,1 0,1 0,1 5,3 5,2 0,8 0,7 874,1 635,4 95,0 69,3

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 7 будинок адміністративний ДАХК 50 50 16,1 2,7 2,7 0,1 0,1 8,6 8,4 0,4 0,4 665,4 285,9 94,8 69,6

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 10 будинок житловий 65 65 18,0 7,8 7,8 0,3 0,3 17,5 17,3 0,7 0,7 812,9 348,7 94,1 69,3

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр КК БН Ттр 1 200 200 43,4 26,7 26,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 3642,7 1565,4 95,0 69,9

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 9 Ттр 10 125 125 94,0 15,2 15,2 0,2 0,2 2,2 2,1 0,4 0,4 6185,0 2643,4 94,5 69,0

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр КК БН Ттр 2 100 100 91,8 12,1 12,1 0,4 0,4 4,4 4,3 0,4 0,4 5139,3 2198,5 95,0 69,4

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 10 Ттр 11 125 125 26,7 7,4 7,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1749,9 748,3 94,1 68,9

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 8 Ттр 9 100 100 46,2 21,0 21,0 0,6 0,6 13,3 13,1 0,8 0,8 2576,1 1103,5 94,6 69,0

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 6 Ттр 7 80 80 40,4 28,1 28,1 3,1 3,0 76,6 75,3 1,6 1,6 2479,3 2057,9 94,9 69,0

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 11 будинок житловий 125 125 25,5 7,4 7,4 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1671,4 715,7 93,9 69,0

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 7 офіс (мед. заклад) ТОВ "Компан 80 80 27,0 4,4 4,4 0,1 0,1 1,9 1,8 0,3 0,2 1660,2 1387,5 94,8 69,5

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 9 будинок житловий 80 80 8,3 5,8 5,8 0,0 0,0 3,3 3,3 0,3 0,3 413,7 177,8 94,5 69,6

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 12 будинок житловий 80 80 17,7 9,0 9,0 0,1 0,1 7,9 7,8 0,5 0,5 877,1 375,8 94,3 69,4

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 1 будинок житловий 80 80 16,8 26,7 26,7 1,2 1,1 69,1 68,0 1,5 1,5 839,4 359,7 94,9 69,9

6.1.9_7205_Татарська 6 Ттр 6 Ттр 12 100 100 90,9 9,0 9,0 0,2 0,2 2,5 2,4 0,3 0,3 5078,4 2172,5 94,9 69,4

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр т.А Овр 2 150 150 6,3 4,5 4,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 418,0 179,2 94,5 69,3

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр 2 УО Шевченківської районної в м 65 65 24,4 4,5 4,5 0,1 0,1 5,7 5,7 0,4 0,4 1108,4 474,6 94,4 69,4

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр 4 Овр 5 65 65 32,8 3,0 3,0 0,1 0,1 2,6 2,5 0,3 0,3 1743,2 1421,2 90,2 65,6

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр 1 Овр 3 100 100 201,1 3,7 3,7 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 13947,4 10849,6 95,0 64,5

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр 5 ПрАТ "АК "Київводоканал", ДЕВГ 40 40 12,6 3,0 3,0 0,4 0,4 32,8 32,3 0,7 0,7 529,6 433,0 89,6 65,8

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр Овр23 БН Овр 1 150 150 5,4 21,8 21,8 0,0 0,0 1,7 1,7 0,4 0,3 359,5 153,4 95,0 67,5

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр т.А Овр т.В 100 100 60,8 13,7 13,7 0,3 0,3 5,6 5,5 0,5 0,5 4198,7 3462,4 94,5 69,3

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр Овр23 БН КНП "ЦПМСД N 3" Шевченківськог 50 50 35,6 3,0 3,0 0,4 0,4 10,5 10,3 0,4 0,4 1447,4 623,8 95,0 69,6

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр т.В будинок житловий 100 100 16,8 13,7 13,7 0,1 0,1 5,6 5,5 0,5 0,5 932,5 399,5 94,2 69,4

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр 3 Овр 4 100 100 53,0 3,7 3,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 3558,9 2887,7 91,2 65,3

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр 1 Овр т.А 100 100 117,1 18,1 18,1 1,2 1,1 9,9 9,7 0,7 0,7 8125,2 6658,9 95,0 69,1

6.1.10_7206_Овруцька 23 Овр 4 ПрАТ "АК "Київводоканал", ДЕВГ 40 40 8,4 0,7 0,7 0,0 0,0 1,7 1,7 0,2 0,2 292,7 125,7 90,2 66,0

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг БН_Тат_3/2 Пдг тк 3 100 100 11,2 50,9 50,9 0,9 0,9 77,7 76,5 1,9 1,8 625,4 268,0 94,8 69,8

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 7 Пдг тк 8 125 125 59,0 33,5 33,5 0,6 0,6 10,4 10,3 0,8 0,8 3880,0 1662,2 94,7 69,4
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6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 6 будинок житловий 65 65 16,2 18,0 18,0 1,5 1,5 93,2 91,7 1,6 1,5 739,4 317,5 94,8 69,8

6.1.11_7207_Підгірна 3 6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг КК БН 200 200 8,9 151,1 151,1 0,2 0,2 18,0 17,7 1,4 1,4 748,1 320,6 95,0 69,7

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг КК БН Пдг тк 1 200 200 12,1 151,1 151,1 0,2 0,2 18,0 17,7 1,4 1,4 1015,0 435,0 95,0 69,7

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 4 Пдг тк 5 150 150 13,0 51,5 51,5 0,1 0,1 9,5 9,3 0,8 0,8 884,2 378,7 95,0 69,5

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 5 Пдг тк 6 150 150 83,8 51,5 51,5 0,8 0,8 9,5 9,3 0,8 0,8 5682,8 2434,5 95,0 69,5

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 8 Пдг тк 9 125 125 61,5 33,5 33,5 0,6 0,6 10,4 10,3 0,8 0,8 4042,8 1731,9 94,6 69,5

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 9 будинок житловий 100 100 18,9 27,3 27,3 0,4 0,4 22,4 22,1 1,0 1,0 1054,0 451,7 94,4 69,5

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 1 Пдг тк 2 200 200 11,3 87,0 87,0 0,1 0,1 6,0 5,9 0,8 0,8 949,5 407,1 95,0 69,8

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 2 Пдг БН_Тат_3/2 150 150 140,2 50,9 50,9 1,3 1,3 9,3 9,1 0,8 0,8 9528,5 4080,2 95,0 69,8

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 9 будинок адміністративний (адмі 50 50 21,0 6,1 6,1 0,9 0,9 43,2 42,5 0,9 0,9 865,8 370,7 94,4 69,5

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 3 будинок житловий 100 100 13,7 50,9 50,9 1,1 1,0 77,7 76,5 1,9 1,8 765,6 328,1 94,8 69,8

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 2 гуртожиток НАСОА Держкомстату 80 80 97,7 22,2 22,2 4,7 4,6 47,8 47,0 1,3 1,3 4887,6 2092,6 95,0 69,8

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 6 Пдг тк 7 150 150 84,8 33,5 33,5 0,3 0,3 4,0 3,9 0,5 0,5 5747,7 2459,0 94,8 69,4

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 1 Пдг тк 4 150 150 24,5 64,2 64,1 0,4 0,4 14,7 14,5 1,0 1,0 1660,5 711,0 95,0 69,6

6.1.11_7207_Підгірна 3 Пдг тк 2 корпус навчальний НАСОА Держко 80 80 19,3 13,9 13,9 0,4 0,4 18,7 18,4 0,8 0,8 965,1 413,9 95,0 69,9

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр 5 УО Шевченківської районної в м 50 50 23,0 8,8 8,8 2,0 2,0 87,8 86,4 1,3 1,3 941,0 403,5 94,9 69,9

6.1.12_7208_Білоруська 17б Вузол Блр 1 125 125 12,9 46,4 46,4 0,3 0,3 20,0 19,7 1,1 1,1 830,4 355,7 95,0 69,5

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр 3 Блр 4 80 80 99,2 7,8 7,8 0,6 0,6 5,9 5,8 0,4 0,4 4898,7 2094,7 94,6 69,1

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр 2 будинок житловий 80 80 26,7 7,3 7,3 0,1 0,1 5,1 5,0 0,4 0,4 1324,0 568,1 94,9 69,8

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр 4 будинок житловий 80 80 16,0 7,8 7,8 0,1 0,1 5,9 5,8 0,4 0,4 787,7 337,5 94,0 69,2

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр 2 Блр 3 80 80 44,8 7,8 7,8 0,3 0,3 5,9 5,8 0,4 0,4 2222,5 947,3 94,9 68,8

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр 5 Блр Білорус_17а 80 80 61,9 14,3 14,3 1,2 1,2 19,9 19,6 0,8 0,8 3077,2 1317,0 94,9 69,7

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр 1 Блр 5 100 100 20,9 23,1 23,1 0,3 0,3 16,0 15,8 0,8 0,8 1163,7 499,0 95,0 69,7

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр Білорус_17а ДАХК "Артем" 65 65 32,0 1,9 1,9 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 1020,3 729,0 94,7 69,4

6.1.12_7208_Білоруська 17б Вузол БН 80 80 6,3 9,8 9,8 0,1 0,1 9,3 9,2 0,6 0,6 214,7 153,1 95,0 70,0

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр Білорус_17а будинок житловий 80 80 5,6 12,5 12,5 0,1 0,1 15,0 14,8 0,7 0,7 192,1 136,9 94,7 69,8

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр 1 Блр 2 100 100 34,5 23,3 23,3 0,6 0,6 16,3 16,0 0,9 0,8 1922,2 822,9 95,0 69,4

6.1.12_7208_Білоруська 17б Блр 2 будинок житловий 65 65 13,1 8,2 8,2 0,3 0,3 19,5 19,2 0,7 0,7 597,2 256,5 94,9 69,9

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн 4 Млн 5 80 80 14,0 33,0 33,0 1,5 1,5 105,4 103,8 1,9 1,9 848,3 363,5 94,7 69,6

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн 5 будинок житловий 80 80 31,6 18,3 18,3 1,0 1,0 32,6 32,1 1,1 1,0 1914,5 820,2 94,6 69,7

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн 3 УО Шевченківської районної в м 80 80 26,7 25,9 25,9 1,7 1,7 65,0 64,0 1,5 1,5 1618,2 694,4 95,0 69,9

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн 2 ЖБК "Наука" 65 65 10,2 14,5 14,5 0,6 0,6 60,8 59,9 1,3 1,2 586,4 251,3 94,9 69,9

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн 1 Млн 2 100 100 27,1 35,3 35,3 1,0 1,0 37,4 36,8 1,3 1,3 1851,4 793,9 95,0 69,9

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн 2 будинок житловий 65 65 36,9 20,8 20,8 4,6 4,5 124,1 122,1 1,8 1,8 2122,4 909,1 94,9 69,9

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн 1 Млн 3 150 150 31,8 58,9 58,9 0,4 0,4 12,4 12,2 1,0 0,9 2516,4 1077,8 95,0 69,7

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн КК БН Млн 1 150 150 10,5 94,2 94,2 0,3 0,3 31,7 31,2 1,5 1,5 828,1 354,7 95,0 69,7

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн 5 будинок житловий 50 50 30,8 14,7 14,7 7,5 7,4 245,2 241,3 2,2 2,1 1316,9 564,2 94,6 69,7

6.1.13_7209_Мельникова 45/49 Млн 3 Млн 4 150 150 116,8 33,0 33,0 0,5 0,4 3,9 3,8 0,5 0,5 9235,4 3949,6 95,0 69,6

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 6.1.14_7210_Печенізька 4/12 Пчн 1 150 150 19,2 69,0 69,0 0,3 0,3 17,0 16,8 1,1 1,1 1303,7 558,7 95,0 69,8

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 Пчн 1 будинок житловий 100 100 17,5 21,5 21,5 0,2 0,2 13,9 13,7 0,8 0,8 983,1 421,5 95,0 70,0

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 Пчн 108/1а Пчн 3 100 100 24,5 23,5 23,5 0,4 0,4 16,6 16,3 0,9 0,8 1371,8 587,8 94,9 69,8

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 Пчн 3 будинок житловий 100 100 17,1 23,5 23,5 0,3 0,3 16,6 16,3 0,9 0,8 957,7 410,4 94,8 69,8

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 Пчн 1 Вузол 100 100 64,7 47,5 47,5 4,4 4,3 67,7 66,7 1,7 1,7 3629,8 1554,8 95,0 69,8

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 Вузол будинок житловий 100 100 6,2 24,0 24,0 0,1 0,1 17,3 17,0 0,9 0,9 346,2 148,5 94,9 69,9

6.1.14_7210_Печенізька 4/12 Вузол Пчн 108/1а 100 100 15,8 23,5 23,5 0,3 0,3 16,6 16,3 0,9 0,8 883,8 378,6 94,9 69,8

6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл 4 будинок житловий 65 65 12,2 5,3 5,3 0,1 0,1 8,0 7,9 0,5 0,5 552,3 236,8 94,3 69,4

6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл 4 будинок житловий 50 50 37,2 4,6 4,6 0,9 0,9 23,7 23,4 0,7 0,7 1517,2 648,9 94,3 69,2

6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл 2 Мнл 3 80 80 21,5 9,8 9,8 0,2 0,2 9,4 9,2 0,6 0,6 1065,5 456,5 94,5 69,2

6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл 3 Мнл 4 65 65 13,6 9,8 9,8 0,4 0,4 27,8 27,4 0,9 0,8 619,2 265,3 94,4 69,2

6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл 1 Мнл 1/1 80 80 38,9 9,8 9,8 0,4 0,4 9,4 9,2 0,6 0,6 1931,2 825,5 94,9 69,0
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6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл БН Мнл 1 100 100 28,3 21,1 21,1 0,4 0,4 13,4 13,2 0,8 0,8 1574,9 674,4 95,0 69,3

6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл 1 будинок житловий 80 80 81,2 11,3 11,3 1,0 1,0 12,4 12,2 0,6 0,6 4033,1 1729,2 94,9 69,7

6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл 1/1 Мнл 2 80 80 52,1 9,8 9,8 0,5 0,5 9,4 9,2 0,6 0,6 2580,6 1104,9 94,7 69,1

6.1.15_7213_Мануїльського 29 Мнл БН ДУ "ІНХ НАМН" 50 50 16,5 2,0 2,0 0,1 0,1 4,5 4,5 0,3 0,3 811,9 666,6 95,0 69,7

6.1.16_7301_Кудрявський 19 6.1.16_7301_Кудрявський 2 будинок житловий 50 50 10,6 10,9 10,9 1,4 1,4 136,2 134,0 1,6 1,6 454,1 194,6 95,0 70,0

6.1.17_7304_Кудрявська 27/29
6.1.17_7304_Кудрявська 

27/29 будинок житловий 65 65 30,1 9,0 9,0 0,7 0,7 23,5 23,1 0,8 0,8 1379,3 590,8 95,0 69,9

6.1.18_7305_Кудрявська 16 6.1.18_7305_Кудрявська 16 Вузол 65 65 13,9 14,0 14,0 0,8 0,8 56,2 55,3 1,2 1,2 819,6 351,2 95,0 70,0

6.1.19_7306_Кудрявська 12 Вузол Кд1 Кудрявс 12 65 65 5,6 5,0 5,0 0,0 0,0 7,1 7,0 0,4 0,4 328,4 140,9 95,0 69,7

6.1.19_7306_Кудрявська 12 Кд1 Кудрявс 12 будинок житловий 65 65 16,0 5,0 5,0 0,1 0,1 7,1 7,0 0,4 0,4 943,6 404,1 94,9 69,8

6.1.19_7306_Кудрявська 12 Кд1 1 музей Музей Історії м.Києва 50 50 23,8 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,1 974,8 415,9 92,0 66,8

6.1.19_7306_Кудрявська 12 6.1.19_7306_Кудрявська 12 Вузол 80 80 7,8 11,4 11,4 0,1 0,1 12,6 12,4 0,7 0,6 484,8 207,7 95,0 69,5

6.1.19_7306_Кудрявська 12 Вузол Кд1 1 80 80 38,4 0,8 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 2380,6 980,5 95,0 66,3

6.1.20_7308_Володимирська20/1 Влд ККБН Влд Волод20-1а 100 100 86,3 28,7 28,7 2,1 2,1 24,7 24,3 1,1 1,0 4828,5 2064,9 95,0 69,5

6.1.20_7308_Володимирська20/1 Влд Волод20-1а будинок житловий 100 100 145,7 9,1 9,1 0,4 0,4 2,5 2,5 0,3 0,3 8128,8 3456,7 94,8 69,2

6.1.20_7308_Володимирська20/1
6.1.20_7308_Володимирська

20/1 Влд ККБН 100 100 1,0 53,7 53,6 0,1 0,1 86,4 85,0 2,0 1,9 55,9 24,0 95,0 69,7

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 702 Ппв 703 250 250 100,1 111,2 111,1 0,3 0,3 3,2 3,0 0,7 0,6 11785,1 5049,3 150,0 69,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 703 Ппв 704 250 250 10,2 84,9 84,9 0,0 0,0 1,9 1,7 0,5 0,5 1198,3 513,5 149,9 69,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв БН2 Ппв 706-1 100 100 46,1 39,4 39,4 2,3 2,1 48,9 45,9 1,5 1,4 3404,9 1458,9 149,4 69,7

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 902 Ппв 903 250 250 92,1 36,5 36,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 10825,0 4631,5 149,6 69,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 803 Ппв 804 200 200 73,9 55,6 55,4 0,2 0,2 2,6 2,4 0,5 0,5 7588,6 3251,1 149,8 68,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 704 Ппв 705 250 250 24,1 55,0 55,0 0,0 0,0 0,8 0,7 0,3 0,3 2839,8 1215,8 149,9 69,4

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 806 Ппв 813 250 250 43,7 31,9 31,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 5100,2 2183,3 149,4 68,3

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 806 Ппв 807 200 200 20,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2050,2 879,8 149,4 68,8

6.1.22_3101_Попова 4 6.1.22_3101_Попова 4 Вузол 300 300 3,5 252,5 252,1 0,0 0,0 6,3 5,9 1,1 1,0 452,7 194,0 150,0 69,3

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 817 Ппв 818 250 250 43,2 19,5 19,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5019,6 2149,8 147,8 68,8

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 813 Ппв 814 250 250 28,6 31,9 31,8 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,2 3340,3 1431,2 149,2 68,4

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 901 Ппв 902 250 250 141,6 78,7 78,6 0,2 0,2 1,6 1,5 0,5 0,5 16654,8 7132,8 149,8 69,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 816 Ппв 817 250 250 76,8 19,5 19,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 8926,5 3820,9 148,3 68,7

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 808 Ппв 809 200 200 40,8 13,0 13,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4179,8 1789,8 149,1 69,0

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 814 Ппв 815 250 250 76,5 27,9 27,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 8924,4 3818,3 149,1 68,3

6.1.22_3101_Попова 4 Вузол Ппв 701 300 300 15,2 252,5 252,1 0,1 0,1 6,3 5,9 1,1 1,0 1974,6 846,2 150,0 69,3

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 706 Ппв БН2 200 200 95,0 39,4 39,4 0,1 0,1 1,3 1,2 0,4 0,4 9798,8 4197,2 149,7 69,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 701 Ппв 801 250 250 60,2 141,3 141,0 0,3 0,3 5,1 4,8 0,9 0,8 7080,3 3030,9 150,0 69,1

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 801 Ппв 802 200 200 35,3 55,6 55,4 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 3642,3 1556,0 149,9 68,5

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 801 Ппв 801-1 250 250 86,1 85,7 85,6 0,2 0,2 1,9 1,8 0,5 0,5 10107,0 4338,8 149,9 69,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 809 Ппв 810 200 200 50,2 13,0 13,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5142,4 2201,5 148,7 69,2

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 705 Ппв 706 200 200 81,6 55,0 55,0 0,2 0,2 2,5 2,4 0,5 0,5 8421,4 3607,7 149,8 69,5

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 805 Ппв 806 200 200 79,1 44,9 44,8 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,4 8115,1 3471,6 149,6 68,4

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 703 Ппв БН12 150 150 62,2 26,3 26,3 0,2 0,2 2,6 2,4 0,4 0,4 5265,6 2256,8 149,9 69,8

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 706 Ппв 707 150 150 81,4 15,6 15,6 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 6878,2 2943,4 149,7 69,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 807 Ппв 808 200 200 20,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2052,8 879,4 149,2 68,9

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 815 Ппв 815-1 100 100 131,0 8,3 8,3 0,3 0,3 2,2 2,1 0,3 0,3 9588,9 4097,7 148,8 68,9

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 801-1 Ппв 901 250 250 16,9 85,6 85,6 0,0 0,0 1,9 1,8 0,5 0,5 1983,6 850,1 149,8 69,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 815 Ппв 816 250 250 85,8 19,5 19,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 9989,6 4275,0 148,8 68,5

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 804 Ппв 805 200 200 38,7 55,6 55,4 0,1 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 3974,1 1702,9 149,6 68,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 802 Ппв 803 200 200 60,9 55,6 55,4 0,2 0,1 2,6 2,4 0,5 0,5 6256,4 2680,5 149,9 68,5

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 903 Ппв 903-1 250 250 30,3 36,5 36,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3553,7 1522,6 149,3 69,6

6.1.22_3101_Попова 4 Ппв 701 Ппв 702 300 300 13,0 111,2 111,1 0,0 0,0 1,2 1,1 0,5 0,4 1696,2 727,9 150,0 69,6

6.1.23_3102_Вишгородська М23 321 Ппв 321а вишг 200 200 36,2 28,6 28,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 3743,6 1603,8 147,9 68,1
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6.1.23_3102_Вишгородська М23 320 М23 321 200 200 40,9 28,6 28,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 4229,7 1812,0 148,0 68,0

6.1.23_3102_Вишгородська М23 317 М23 317-1 250 250 23,3 66,7 66,6 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,4 2743,1 1175,5 148,9 68,2

6.1.23_3102_Вишгородська М23 323-1 М23 323-2 150 150 46,7 6,5 6,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 3888,8 1663,9 146,5 66,7

6.1.23_3102_Вишгородська М23 316 М23 317 250 250 34,8 66,7 66,6 0,0 0,0 1,1 1,1 0,4 0,4 4100,0 1756,9 148,9 68,2

6.1.23_3102_Вишгородська М23 305 М23 306 250 250 92,4 120,8 120,5 0,3 0,3 3,7 3,5 0,7 0,7 10942,8 4688,6 149,8 68,5

6.1.23_3102_Вишгородська М23 310 М23 131 250 250 73,4 107,1 106,8 0,2 0,2 2,9 2,8 0,7 0,6 8689,3 3720,5 149,5 68,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 404-8 М23 404-7 250 250 50,9 19,0 19,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5969,9 2556,4 147,5 68,6

6.1.23_3102_Вишгородська М23 318-2 М23 319 200 200 78,1 47,7 47,6 0,1 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 8093,2 3466,9 148,3 68,1

6.1.23_3102_Вишгородська М23 314 М23 8363009 200 200 20,9 31,0 31,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 2183,8 939,3 149,2 69,3

6.1.23_3102_Вишгородська Ппв 321а вишг М23 322 200 200 58,7 28,6 28,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 6074,3 2601,8 147,8 68,2

6.1.23_3102_Вишгородська М23 309 М23 310 250 250 51,3 120,8 120,5 0,2 0,2 3,7 3,5 0,7 0,7 6077,8 2604,4 149,5 68,5

6.1.23_3102_Вишгородська М23 319 М23 320 200 200 20,9 28,6 28,6 0,0 0,0 0,7 0,6 0,3 0,3 2165,6 927,4 148,1 68,0

6.1.23_3102_Вишгородська М23 322 М23 323 200 200 41,2 6,5 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4257,1 1801,8 147,6 66,2

6.1.23_3102_Вишгородська М23 323-2 М23 323-3 150 150 114,4 6,5 6,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 9516,5 4061,9 145,9 67,3

6.1.23_3102_Вишгородська М23 319 М23 404-9 250 250 77,0 19,1 19,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 9033,4 3869,6 148,1 68,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 314-1 М23 ЦТП2 125 125 78,8 31,0 31,0 0,7 0,7 9,4 8,8 0,8 0,7 6496,4 2782,6 149,0 69,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 317-1 М23 318-1 250 250 137,8 47,7 47,6 0,1 0,1 0,6 0,5 0,3 0,3 16230,5 6933,8 148,8 67,9

6.1.23_3102_Вишгородська М23 131 М23 311 250 250 69,1 97,8 97,5 0,2 0,2 2,5 2,3 0,6 0,6 8175,0 3501,7 149,4 68,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 302 М23 303 300 300 12,1 120,8 120,4 0,0 0,0 1,4 1,3 0,5 0,5 1581,2 677,6 149,9 68,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 132 СШ №16 Управління освіти Оболо 65 65 62,6 9,3 9,3 1,6 1,5 26,2 24,7 0,8 0,8 3830,3 1639,7 149,1 69,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 318-1 М23 318-2 200 200 82,4 47,7 47,6 0,2 0,1 1,9 1,8 0,5 0,4 8547,2 3661,3 148,5 68,0

6.1.23_3102_Вишгородська 6.1.23_3102_Вишгородська М23 301 300 300 14,8 120,8 120,4 0,0 0,0 1,4 1,3 0,5 0,5 1936,0 829,7 150,0 68,3

6.1.23_3102_Вишгородська М23 314 М23 315 250 250 63,9 66,7 66,6 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4 7553,3 3230,4 149,2 68,1

6.1.23_3102_Вишгородська М23 8363009 М23 314-1 100 100 46,2 31,0 31,0 1,4 1,3 30,3 28,4 1,2 1,1 3414,6 1463,0 149,1 69,3

6.1.23_3102_Вишгородська М23 323 М23 323-1 150 150 33,9 6,5 6,4 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 2830,6 1211,7 146,9 66,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 308 М23 309 250 250 86,7 120,8 120,5 0,3 0,3 3,7 3,5 0,7 0,7 10260,2 4396,2 149,6 68,5

6.1.23_3102_Вишгородська М23 131 М23 132 65 65 43,6 9,3 9,3 1,1 1,1 26,3 24,7 0,8 0,8 2659,8 1142,6 149,4 69,2

6.1.23_3102_Вишгородська М23 312 М23 313 250 250 17,1 97,8 97,5 0,0 0,0 2,5 2,3 0,6 0,6 2020,9 866,1 149,3 68,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 303 М23 305 250 250 130,4 120,8 120,4 0,5 0,5 3,7 3,5 0,7 0,7 15449,3 6618,9 149,9 68,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 313 М23 314 250 250 69,2 97,8 97,5 0,2 0,2 2,5 2,3 0,6 0,6 8173,1 3502,0 149,3 68,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 311 М23 312 250 250 24,4 97,8 97,5 0,1 0,1 2,5 2,3 0,6 0,6 2882,7 1235,4 149,3 68,4

6.1.23_3102_Вишгородська М23 404-9 М23 404-8 250 250 29,6 19,1 19,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 3470,2 1486,5 147,7 68,5

6.1.23_3102_Вишгородська М23 306 М23 307 250 250 17,8 120,8 120,5 0,1 0,1 3,7 3,5 0,7 0,7 2102,0 900,8 149,7 68,5

6.1.23_3102_Вишгородська М23 315 М23 316 250 250 94,9 66,7 66,6 0,1 0,1 1,1 1,1 0,4 0,4 11184,3 4791,1 149,1 68,2

6.1.23_3102_Вишгородська М23 307 М23 308 250 250 30,3 120,8 120,5 0,1 0,1 3,7 3,5 0,7 0,7 3585,7 1536,6 149,7 68,5

6.1.23_3102_Вишгородська М23 301 М23 302 300 300 73,9 120,8 120,4 0,1 0,1 1,4 1,3 0,5 0,5 9697,7 4155,3 150,0 68,4

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 9 Днп 11 200 200 27,8 32,6 32,5 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 3844,3 1646,7 103,3 67,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп Дніпровод, 10 БН Днп 2 200 200 49,5 67,6 67,4 0,2 0,2 3,6 3,5 0,6 0,6 6862,9 2936,9 103,9 67,4

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 11 будинок житловий 50 50 10,2 1,0 1,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,1 428,1 184,1 103,2 68,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 16 Днп 16-1 50 50 78,4 2,3 2,3 0,5 0,4 5,8 5,7 0,3 0,3 3152,3 1344,1 99,7 64,8

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 15 будинок житловий 50 50 14,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 577,0 245,7 100,5 65,3

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 15 Днп 16 200 200 24,7 2,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1966,4 839,8 100,5 64,2

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 27 будинок житловий 50 50 22,7 1,9 1,9 0,1 0,1 4,3 4,2 0,3 0,3 944,0 404,1 102,1 67,7

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 11 Днп 12 200 200 23,6 31,5 31,5 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 1948,2 834,6 103,2 67,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 14 будинок житловий 50 50 17,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 711,8 301,9 101,4 65,2

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 14 будинок житловий 50 50 13,7 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,8 235,9 101,4 65,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 25 будинок житловий 125 125 19,4 9,4 9,4 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 1259,5 539,5 102,6 68,3

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 15 будинок житловий 50 50 13,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 545,9 232,1 100,5 65,2

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 30 будинок житловий 50 50 11,8 1,5 1,5 0,0 0,0 2,7 2,6 0,2 0,2 495,3 213,8 103,2 68,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 9 будинок житловий 50 50 19,3 1,2 1,2 0,0 0,0 1,6 1,5 0,2 0,2 810,4 347,7 103,3 68,4
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6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 23 будинок адміністративний ДЕВГ 400 400 51,6 136,7 136,7 0,0 0,0 0,4 0,4 0,3 0,3 6225,5 2681,1 104,6 69,7

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп БН2 будинок житловий 65 65 36,7 5,6 5,6 0,3 0,3 9,0 8,8 0,5 0,5 1749,7 748,3 102,9 68,3

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 13 будинок житловий 50 50 12,9 1,4 1,4 0,0 0,0 2,2 2,1 0,2 0,2 530,8 231,1 102,8 68,2

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 6 Днп 32 200 200 119,2 26,9 26,8 0,1 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 9870,7 4225,8 103,7 67,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 32 Днп 43 200 200 18,4 24,8 24,8 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1524,3 652,8 103,4 67,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 2 Днп 4 200 200 17,4 67,6 67,5 0,1 0,1 3,6 3,5 0,6 0,6 2416,8 1035,6 103,8 67,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Вузол Днп 9 200 200 86,4 33,7 33,7 0,1 0,1 0,9 0,9 0,3 0,3 11957,8 5118,5 103,7 67,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 38 будинок житловий 50 50 16,7 1,4 1,4 0,0 0,0 2,3 2,3 0,2 0,2 686,5 293,7 100,7 66,7

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 8393002 Днп 23 400 400 43,9 213,0 212,7 0,0 0,0 0,9 0,9 0,5 0,5 5297,8 2270,3 104,6 68,8

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 1 Днп Дніпровод, 10 БН 200 200 17,2 76,2 76,0 0,1 0,1 4,6 4,5 0,7 0,7 1424,0 610,2 104,0 67,6

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 40 Днп 38 200 200 31,7 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2609,0 1098,4 102,5 66,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 30 Днп 44 200 200 21,6 12,9 12,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1776,2 760,1 103,2 66,9

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 32 будинок житловий 50 50 11,3 2,0 2,0 0,1 0,1 4,6 4,5 0,3 0,3 476,0 205,2 103,4 68,7

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 43 Днп БН2 150 150 62,6 10,4 10,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 4213,8 1811,3 103,3 68,4

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 44 Днп 29 100 100 4,7 1,4 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 268,8 113,6 103,0 64,8

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 27 будинок житловий 50 50 48,1 3,2 3,2 0,6 0,6 11,8 11,6 0,5 0,5 2003,4 856,4 102,1 67,6

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 20 Днп 1 200 200 575,6 76,2 76,0 2,7 2,6 4,6 4,5 0,7 0,7 47892,9 20481,3 104,6 67,6

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 6 Вузол 200 200 12,6 33,7 33,7 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 1736,9 744,1 103,7 67,3

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 29 будинок житловий 100 100 82,2 1,4 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4646,9 1968,1 102,8 66,2

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 14 Днп 15 200 200 28,5 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2276,2 972,2 101,4 63,9

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 16-1 ДЗ №65 Управління освіти Оболо 50 50 27,0 2,3 2,3 0,2 0,2 5,8 5,7 0,3 0,3 1081,6 462,7 98,3 65,0

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 23 Днп 20 200 200 20,7 76,2 76,0 0,1 0,1 4,6 4,5 0,7 0,7 1740,9 739,3 104,6 67,3

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 44 Днп 40 200 200 41,5 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 3409,1 1461,9 103,0 67,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 4 будинок житловий 50 50 40,4 5,9 5,9 1,6 1,6 40,1 39,2 0,9 0,9 1701,5 734,6 103,8 69,0

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 12 Днп 22 150 150 60,9 25,9 25,9 0,1 0,1 2,4 2,4 0,4 0,4 4099,3 1761,5 103,1 68,1

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 4 будинок житловий 50 50 13,3 1,1 1,1 0,0 0,0 1,4 1,3 0,2 0,2 560,0 241,2 103,8 68,8

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 22 Днп 18 80 80 94,4 6,9 6,9 0,4 0,4 4,6 4,5 0,4 0,4 4863,1 2074,0 103,0 68,0

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 4 Днп 6 200 200 30,0 60,6 60,5 0,1 0,1 2,9 2,8 0,6 0,5 4162,4 1781,8 103,8 67,3

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а
6.1.24_3105_Дніпроводська 

1а Днп 8393034 400 400 634,2 213,1 212,5 0,6 0,6 1,0 0,9 0,5 0,5 76651,5 32810,6 105,0 68,8

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 18 будинок житловий 80 80 13,6 6,9 6,9 0,1 0,1 4,6 4,5 0,4 0,4 695,3 297,9 102,3 68,1

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 43 Днп 30 200 200 23,1 14,4 14,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1912,4 816,6 103,3 67,0

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 13 Днп 14 200 200 53,4 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4336,7 1824,2 102,8 63,6

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 22 Днп 25 150 150 53,4 9,4 9,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 3603,3 1541,5 103,0 68,2

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 44 Днп 27 100 100 80,8 5,1 5,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,2 0,2 4631,7 1979,9 103,0 67,4

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп Дніпровод, 10 БН станція насосна каналізаціна " 50 50 39,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1673,1 532,1 103,9 51,0

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 22 будинок житловий 80 80 21,7 9,6 9,6 0,2 0,2 9,0 8,8 0,6 0,5 1117,1 479,6 103,0 68,5

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 8393034 Днп 8393002 400 400 27,6 213,0 212,7 0,0 0,0 0,9 0,9 0,5 0,5 3030,5 1994,7 104,6 68,8

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 12 Днп 13 200 200 25,5 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2102,8 886,6 103,1 65,2

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 13 будинок житловий 50 50 10,3 1,1 1,1 0,0 0,0 1,4 1,3 0,2 0,2 426,0 185,4 102,8 68,2

6.1.24_3105_Дніпроводська 1а Днп 40 будинок житловий 65 65 19,1 4,9 4,9 0,1 0,1 7,1 6,9 0,4 0,4 901,3 387,3 102,5 68,1

6.1.25_3201_Макіївська 4 Мкв Мкв 9 150 150 35,2 32,0 32,0 0,1 0,1 3,7 3,6 0,5 0,5 2708,2 1160,3 94,3 69,4

6.1.25_3201_Макіївська 4 Мкв 4 Мкв 5 200 200 50,3 62,6 62,6 0,2 0,2 3,1 3,0 0,6 0,6 4845,4 2073,0 94,9 69,3

6.1.25_3201_Макіївська 4 Мкв 3 Мкв 4 200 200 36,6 100,9 100,8 0,3 0,3 8,0 7,9 0,9 0,9 3528,8 1512,1 94,9 69,5

6.1.25_3201_Макіївська 4 6.1.25_3201_Макіївська 4 Мкв 1 200 200 18,3 117,7 117,7 0,2 0,2 10,9 10,8 1,1 1,1 2941,5 1260,5 95,0 69,5

6.1.25_3201_Макіївська 4 Мкв 6 Мкв 7 200 200 70,6 62,6 62,6 0,2 0,2 3,1 3,0 0,6 0,6 6792,2 2909,8 94,7 69,4

6.1.25_3201_Макіївська 4 Вузол Мкв 150 150 24,4 32,0 32,0 0,1 0,1 3,7 3,6 0,5 0,5 1877,1 804,3 94,3 69,4

6.1.25_3201_Макіївська 4 Мкв 7А (323/6) Вузол 200 200 34,3 32,1 32,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,3 0,3 5492,5 2349,7 94,5 69,3

6.1.25_3201_Макіївська 4 Мкв 5 Мкв 6 200 200 54,0 62,6 62,6 0,2 0,2 3,1 3,0 0,6 0,6 5193,8 2225,2 94,8 69,4

6.1.25_3201_Макіївська 4 Мкв 1 Мкв 3 200 200 85,8 100,9 100,8 0,7 0,7 8,0 7,9 0,9 0,9 8278,0 3545,0 95,0 69,5

6.1.25_3201_Макіївська 4 Мкв 7 Мкв 7А (323/6) 200 200 34,5 62,6 62,6 0,1 0,1 3,1 3,0 0,6 0,6 5526,3 2367,6 94,6 69,4
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6.1.26_3202_Кондратюка 8 Кнд106 (ВТ-6) Кнд107 (ВТ-7) 250 250 201,9 84,3 84,3 0,4 0,3 1,8 1,7 0,5 0,5 39064,1 16720,9 148,8 69,2

6.1.26_3202_Кондратюка 8 Кнд 103 (ВТ-3) Кнд104 (ВТ-4) 300 300 54,1 84,4 84,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 11374,0 4872,8 149,6 68,8

6.1.26_3202_Кондратюка 8 Кнд 102 (ВТ-2) Кнд 103 (ВТ-3) 300 300 25,7 84,4 84,2 0,0 0,0 0,7 0,7 0,4 0,3 5416,7 2315,1 149,7 68,7

6.1.26_3202_Кондратюка 8 6.1.26_3202_Кондратюка 8 Вузол 150 150 7,2 157,5 157,3 0,7 0,6 92,9 86,9 2,7 2,5 587,7 265,8 150,0 69,1

6.1.26_3202_Кондратюка 8 Кнд105 (ВТ-5) Кнд106 (ВТ-6) 250 250 250,5 84,4 84,2 0,5 0,4 1,8 1,7 0,5 0,5 48543,4 20772,2 149,4 69,0

6.1.26_3202_Кондратюка 8 Вузол Кнд 101 (ВТ-1) 300 300 33,6 157,5 157,3 0,1 0,1 2,4 2,3 0,7 0,6 7087,0 3036,9 150,0 69,1

6.1.26_3202_Кондратюка 8 Вузол Вузол 150 150 35,6 157,5 157,3 3,3 3,1 92,9 86,9 2,7 2,5 3068,1 1314,8 150,0 69,1

6.1.26_3202_Кондратюка 8 Кнд104 (ВТ-4) Кнд105 (ВТ-5) 250 250 22,5 84,4 84,2 0,0 0,0 1,8 1,7 0,5 0,5 4358,3 1867,6 149,5 68,8

6.1.26_3202_Кондратюка 8 Кнд 101 (ВТ-1) Кнд 102 (ВТ-2) 300 300 205,5 157,5 157,3 0,5 0,5 2,4 2,3 0,7 0,6 43384,7 18579,8 149,9 69,2

6.1.27_3205_Білицька 14 Бл1 1 будинок адміністративний (блок 80 80 53,1 2,6 2,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 2630,9 1118,2 94,9 69,1

6.1.27_3205_Білицька 14 Вузол Бл1 1 100 100 23,3 10,5 10,5 0,1 0,1 3,3 3,2 0,4 0,4 1295,0 553,8 95,0 69,4

6.1.27_3205_Білицька 14 Бл1 1 ДЗ "Малятко" УО Подільської РД 80 80 34,4 7,9 7,9 0,2 0,2 6,1 6,0 0,5 0,4 1703,6 730,6 94,9 69,7

6.1.27_3205_Білицька 14 Вузол ЦТП 80 80 1,4 7,6 7,6 0,0 0,0 5,6 5,5 0,4 0,4 48,4 34,5 95,0 70,0

6.1.28_3208_Автозаводська 68 Вузол Київський міський протитуберку 100 100 82,3 5,5 5,5 0,1 0,1 0,9 0,9 0,2 0,2 4602,0 1959,9 95,0 69,3

6.1.28_3208_Автозаводська 68
6.1.28_3208_Автозаводська 

68 Вузол 100 100 8,0 11,7 11,7 0,0 0,0 4,1 4,0 0,4 0,4 445,4 190,9 95,0 69,5

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 8503010 УОб 301 32 32 15,1 2,9 2,9 1,6 1,5 102,8 96,4 1,1 1,0 683,1 292,5 148,4 67,7

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 101 пральня КМДКЛ №1 80 80 22,1 3,3 3,3 0,0 0,0 1,1 1,1 0,2 0,2 1430,2 626,1 149,9 69,7

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 8503013 склад (ренгенархив) КМДКЛ №1 40 40 55,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1899,4 695,8 111,4 41,6

6.1.29_3211_Урочище Оболонь
6.1.29_3211_Урочище 

Оболонь Вузол 200 200 6,9 110,6 110,5 0,1 0,1 10,1 9,5 1,1 1,0 726,6 311,4 150,0 69,1

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 105 УОб 106 200 200 39,3 3,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3878,4 1657,2 145,8 61,4

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 402 УОб 8503011 125 125 100,0 28,5 28,5 0,8 0,7 7,9 7,4 0,7 0,7 8230,5 3524,6 149,7 69,1

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 301 УОб 302 100 100 25,8 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 1881,0 804,7 148,1 68,0

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 108 УОб 8503002,03 150 150 56,7 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4405,3 1880,3 138,5 63,1

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 104 УОб 105 200 200 18,0 3,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1773,0 758,8 146,3 60,9

6.1.29_3211_Урочище Оболонь Вузол їдальня (харчоблок) КНП "КМКШВ 125 125 6,9 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 558,4 241,4 148,1 68,7

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 201 УОб 202 150 150 64,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4210,1 1684,6 135,7 41,5

6.1.29_3211_Урочище Оболонь Вузол УОб 101 200 200 12,1 9,0 9,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1263,7 530,3 150,0 64,8

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 106 УОб 107 150 150 72,9 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5861,2 2483,9 144,8 61,3

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 302 УОб 8503014 100 100 32,8 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 2392,2 1022,9 147,5 68,4

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 103 їдальня (харчоблок) КМДКЛ №1 50 50 27,7 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 1431,3 621,3 148,0 67,9

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 103 УОб 104 200 200 60,2 3,7 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6059,0 2548,7 148,0 60,7

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 101 УОб 102 200 200 10,0 5,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1023,1 432,4 149,9 62,1

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 106 корпус лікувальний (блок №6) К 40 40 72,7 0,9 0,9 0,2 0,2 3,4 3,2 0,2 0,2 3343,1 1438,9 144,8 65,8

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 108 УОб 8503009 32 32 47,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 1995,6 774,8 138,5 57,4

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 8503011 Вузол 125 125 52,0 23,5 23,5 0,3 0,3 5,4 5,1 0,6 0,5 4276,9 1830,9 149,4 69,0

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 102 УОб 103 200 200 95,4 5,7 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9640,2 4112,2 149,7 62,8

6.1.29_3211_Урочище Оболонь Вузол Вузол 125 125 9,8 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 802,5 337,4 149,2 66,1

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 107 УОб 108 150 150 88,3 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7019,7 2942,4 142,6 61,1

6.1.29_3211_Урочище Оболонь Вузол УОб 401 125 125 20,2 28,5 28,5 0,2 0,2 7,9 7,4 0,7 0,7 1664,3 712,2 150,0 68,8

6.1.29_3211_Урочище Оболонь Вузол УОб 8503010 100 100 65,8 3,0 3,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 4875,6 2059,7 150,0 67,7

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 107 центр діагностичний ДЗ УМЦ реа 40 40 47,4 1,0 1,0 0,2 0,2 4,0 3,8 0,2 0,2 2154,6 932,9 142,6 65,4

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 103 корпус лікувальний (новонародж 50 50 21,2 1,4 1,4 0,1 0,1 2,5 2,3 0,2 0,2 1096,6 481,6 148,0 68,7

6.1.29_3211_Урочище Оболонь Вузол УОб 201 150 150 38,3 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3274,8 1078,6 150,0 33,9

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 401 УОб 402 125 125 80,0 28,5 28,5 0,6 0,6 7,9 7,4 0,7 0,7 6589,4 2822,3 149,9 68,9

6.1.29_3211_Урочище Оболонь Вузол УОб 8503015-19 125 125 161,0 22,8 22,8 0,8 0,8 5,1 4,8 0,6 0,5 13221,8 5660,5 149,2 69,4

6.1.29_3211_Урочище Оболонь УОб 202 УОб 8503013 40 40 36,9 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 1296,5 543,5 117,2 44,0

6.1.30_3212_Білицька 55 Бл3 9 Бл3 10 65 65 38,1 4,3 4,3 0,2 0,2 5,4 5,3 0,4 0,4 1691,4 723,8 92,8 67,2

6.1.30_3212_Білицька 55 Бл3 8 СШ №68 УО Подільської РДА в м. 100 100 11,2 12,7 12,7 0,1 0,1 4,9 4,8 0,5 0,5 612,7 263,6 93,8 69,0

6.1.30_3212_Білицька 55 Бл3 7 Бл3 8 100 100 114,0 17,0 17,0 1,0 1,0 8,7 8,6 0,6 0,6 6236,7 2669,3 94,2 68,4
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6.1.30_3212_Білицька 55 Бл3 КК БН Бл3 6/1 150 150 98,0 17,0 17,0 0,1 0,1 1,0 1,0 0,3 0,3 6304,2 2698,2 95,0 68,0

6.1.30_3212_Білицька 55 Бл3 6/1 Бл3 7 100 100 143,2 17,0 17,0 1,2 1,2 8,7 8,6 0,6 0,6 7848,4 3358,0 94,6 68,2

6.1.30_3212_Білицька 55 6.1.30_3212_Білицька 55 Бл3 КК БН 150 150 3,7 17,0 17,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3 0,3 236,7 101,4 95,0 67,9

6.1.30_3212_Білицька 55 Бл3 10 будинок житловий 80 80 65,4 4,3 4,3 0,1 0,1 1,8 1,8 0,2 0,2 3134,0 1339,5 92,4 67,5

6.1.30_3212_Білицька 55 Бл3 8 Бл3 9 65 65 96,5 4,3 4,3 0,5 0,5 5,4 5,3 0,4 0,4 4348,4 1834,8 93,8 67,0

6.1.31_3214_Білицька 38б Бл2 4 гуртожиток Київський проф.енер 80 80 25,7 9,5 9,4 0,2 0,2 8,7 8,5 0,5 0,5 1283,1 549,6 94,6 69,6

6.1.31_3214_Білицька 38б Вузол Бл2 4 80 80 68,7 9,5 9,4 0,6 0,6 8,7 8,5 0,5 0,5 3434,6 1468,2 95,0 69,5

6.1.31_3214_Білицька 38б Вузол блок господарчий (учбові майст 125 125 35,0 15,9 15,9 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 2320,6 994,0 94,7 69,6

6.1.31_3214_Білицька 38б Бл2 2 Вузол 125 125 36,3 15,9 15,9 0,1 0,1 2,4 2,3 0,4 0,4 2408,9 1032,1 94,8 69,6

6.1.31_3214_Білицька 38б Бл2 2 блок господарчий Київський про 32 32 14,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 513,4 213,8 94,8 67,7

6.1.31_3214_Білицька 38б 6.1.31_3214_Білицька 38б Вузол 200 200 13,4 38,8 38,8 0,0 0,0 1,2 1,2 0,4 0,4 1136,1 486,8 95,0 69,6

6.1.31_3214_Білицька 38б Вузол Бл2 2 150 150 39,0 16,1 16,1 0,0 0,0 0,9 0,9 0,3 0,3 2663,2 1139,3 95,0 69,5

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 Вузол Вузол 125 125 15,8 17,3 17,3 0,0 0,0 2,8 2,8 0,4 0,4 1057,9 453,7 95,0 69,5

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 Вузол Вузол 100 100 71,8 7,5 7,5 0,1 0,1 1,7 1,7 0,3 0,3 4025,2 1722,9 94,8 69,4

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 Вузол будинок житловий 80 80 13,8 9,4 9,4 0,1 0,1 8,6 8,5 0,5 0,5 690,1 296,3 94,9 69,9

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 Вузол Вузол 150 150 37,2 11,3 11,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2563,5 1095,1 95,0 69,1

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 Вузол будинок житловий 80 80 108,6 7,9 7,9 0,7 0,7 6,1 6,0 0,5 0,4 5440,5 2320,1 94,9 69,4

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 Вузол адміністративна будівля УПРАВЛ 100 100 54,6 3,8 3,8 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 3059,9 1305,9 94,8 69,2

6.1.32_3215_В. Мостицька 6 6.1.32_3215_В. Мостицька 6 Вузол 150 150 6,7 31,7 31,7 0,0 0,0 3,6 3,5 0,5 0,5 458,2 196,3 95,0 69,4

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 СЕВС М23 109 125 125 17,7 64,8 64,8 0,7 0,7 40,9 38,4 1,6 1,5 1477,4 633,1 149,5 69,5

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 204 М23 206 200 200 85,6 33,9 33,9 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 8945,3 3831,0 148,6 67,7

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 102 М23 103 250 250 35,5 110,7 110,5 0,1 0,1 3,1 2,9 0,7 0,6 4227,3 1811,5 149,8 68,5

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 103 М23 104 250 250 25,7 110,7 110,5 0,1 0,1 3,1 2,9 0,7 0,6 3067,4 1314,5 149,8 68,5

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 206 М23 207 200 200 68,5 8,5 8,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 7156,3 2996,1 148,3 63,7

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 104 М23 105 250 250 22,9 110,7 110,5 0,1 0,1 3,1 2,9 0,7 0,6 2733,5 1171,4 149,7 68,5

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 211 М23 212 150 150 34,7 8,5 8,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 2862,5 1225,6 144,0 65,3

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 210 М23 210а 150 150 31,6 8,5 8,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 2614,2 1119,4 144,8 65,0

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 105 М23 201 200 200 120,4 34,0 33,8 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,3 12706,5 5404,0 149,7 67,3

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 210а М23 211 150 150 48,3 8,5 8,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 3984,8 1705,5 144,5 65,2

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 108 М23 9347006 150 150 318,4 11,9 11,9 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 27486,6 11624,4 149,6 68,7

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 208 М23 209 200 200 65,9 8,5 8,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 6698,5 2864,5 145,9 64,7

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 101 М23 102 500 500 96,8 110,7 110,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 17153,4 7348,4 149,9 68,5

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 209 М23 210 150 150 36,4 8,5 8,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 3011,3 1289,3 145,2 64,8

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 108 М23 ТК 150 150 7,3 64,8 64,8 0,1 0,1 15,7 14,8 1,1 1,0 631,1 270,8 149,6 69,5

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 109 М23 113 100 100 55,4 45,3 45,2 3,6 3,4 64,4 60,5 1,7 1,6 4118,3 1763,6 149,5 69,4

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 ТК М23 СЕВС 150 150 31,6 64,8 64,8 0,5 0,5 15,7 14,8 1,1 1,0 2727,1 1168,6 149,6 69,5

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 207 М23 208 200 200 126,5 8,5 8,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 12901,5 5506,1 147,5 64,3

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 105 М23 106 250 250 21,9 76,7 76,6 0,0 0,0 1,5 1,4 0,5 0,4 2603,5 1118,9 149,7 69,2

6.1.34_7101_Лук’янівська 6.1.34_7101_Лук’янівська М23 101 500 500 36,6 110,7 110,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 6486,5 2779,5 150,0 68,4

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 107 М23 108 150 150 9,5 76,7 76,6 0,2 0,2 22,0 20,7 1,3 1,2 821,0 351,9 149,6 69,2

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 201 М23 203 200 200 212,5 34,0 33,8 0,2 0,2 1,0 0,9 0,3 0,3 22248,6 9518,3 149,3 67,6

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 115 М23 116 100 100 105,3 45,3 45,2 6,8 6,4 64,4 60,5 1,7 1,6 7814,0 3347,3 149,3 69,6

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 203 М23 204 200 200 37,6 33,9 33,9 0,0 0,0 1,0 0,9 0,3 0,3 3931,5 1684,4 148,7 67,6

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 106 М23 107 250 250 40,6 76,7 76,6 0,1 0,1 1,5 1,4 0,5 0,4 4846,5 2076,7 149,7 69,2

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 213 М23 213а 100 100 34,2 8,5 8,5 0,1 0,1 2,3 2,1 0,3 0,3 2414,6 1034,0 142,9 65,8

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 213а М23 9347035 100 100 85,5 8,5 8,5 0,2 0,2 2,3 2,1 0,3 0,3 6037,9 2582,5 142,6 66,1

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 113 М23 115 100 100 95,7 45,3 45,2 6,2 5,8 64,4 60,5 1,7 1,6 7101,6 3042,3 149,4 69,5

6.1.34_7101_Лук’янівська М23 212 М23 213 150 150 87,0 8,5 8,5 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 7163,4 3062,8 143,7 65,7

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 16 РД2 18 150 150 74,0 5,7 5,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 5783,8 2466,5 94,4 65,0

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 18 РД2 18а 50 50 39,0 1,7 1,7 0,1 0,1 3,2 3,2 0,2 0,2 1598,7 694,3 93,4 67,9
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6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 23 РД2 24 100 100 12,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 761,6 325,7 91,2 58,8

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 26а РД2 27 32 32 45,0 0,4 0,4 0,1 0,1 2,3 2,3 0,2 0,2 1338,4 565,3 75,4 52,3

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 22 РД2 23 100 100 8,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 508,4 217,6 91,6 58,6

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 21 РД2 22 100 100 22,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1448,2 599,2 92,6 58,4

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 16 РД2 17 32 32 12,0 0,3 0,3 0,0 0,0 1,4 1,4 0,1 0,1 453,3 197,0 94,4 68,2

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 20 РД2 19 32 32 17,0 1,2 1,2 0,3 0,3 18,0 17,7 0,4 0,4 633,7 277,6 93,1 67,9

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 10 КП "КК з осблуговування житлов 32 32 30,0 1,3 1,3 0,6 0,6 19,4 19,1 0,5 0,5 1124,0 479,5 91,4 66,6

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 20 РД2 21 100 100 22,0 2,8 2,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1467,0 620,6 93,1 62,6

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 9 РД2 10 50 50 32,0 2,6 2,6 0,2 0,2 7,5 7,4 0,4 0,4 1295,4 560,4 91,9 66,5

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 24 КП "КК з осблуговування житлов 32 32 5,0 0,4 0,4 0,0 0,0 1,9 1,8 0,1 0,1 177,0 79,7 90,7 66,4

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 24 РД2 25 100 100 38,0 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2406,8 1002,9 90,7 57,0

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 11 РД2 13 100 100 67,0 2,7 2,7 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 4392,0 1873,3 90,8 64,7

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 10 КП "КК з осблуговування житлов 32 32 18,0 1,3 1,3 0,4 0,3 19,4 19,1 0,5 0,5 674,4 288,9 91,4 66,9

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 7 РД2 8 100 100 20,0 6,0 6,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,2 0,2 1336,4 572,3 93,6 63,9

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 12 КП "КК з осблуговування житлов 32 32 15,0 0,4 0,4 0,0 0,0 1,9 1,8 0,1 0,1 543,2 232,0 89,2 64,5

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 27 ОСББ "Юнона Київська" 32 32 5,0 0,4 0,4 0,0 0,0 2,3 2,3 0,2 0,2 146,6 62,7 72,4 52,5

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 19 КП "КК з осблуговування житлов 32 32 7,0 1,2 1,2 0,1 0,1 18,0 17,7 0,4 0,4 266,7 114,2 92,6 68,0

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 21 КП "КК з осблуговування житлов 32 32 7,0 1,3 1,3 0,1 0,1 19,4 19,1 0,5 0,4 257,6 114,2 92,6 68,0

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 1а РД2 1 150 150 7,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 546,0 234,0 95,0 63,9

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 2 РД2 16 150 150 27,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2104,6 904,4 94,8 64,7

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 8 РД2 8а 100 100 48,0 6,0 6,0 0,1 0,1 1,1 1,1 0,2 0,2 3204,7 1370,7 93,4 64,1

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 4 РД2 7 150 150 30,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2322,0 993,7 94,0 63,8

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 18а КП "КК з осблуговування житлов 32 32 5,0 1,7 1,7 0,2 0,2 33,2 32,7 0,6 0,6 190,5 81,6 92,5 68,0

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 26 РД2 26а 100 100 50,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2739,1 1140,0 81,6 51,1

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 13 РД2 14 50 50 45,0 2,7 2,7 0,4 0,4 8,3 8,2 0,4 0,4 1789,8 765,1 89,2 65,0

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 11 РД2 12 50 50 30,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 1198,9 507,8 90,8 63,6

6.1.35_8205_Радистів 66 6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 1а 150 150 1,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 78,0 33,4 95,0 63,8

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 25 КП "КК з осблуговування житлов 32 32 5,0 0,6 0,6 0,0 0,0 4,9 4,8 0,2 0,2 172,1 77,8 88,5 64,8

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 25 РД2 26 100 100 50,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3079,0 1173,9 88,5 48,5

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 3 РД2 4 150 150 32,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2480,6 1061,5 94,4 63,6

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 8а РД2 9 100 100 82,0 6,0 6,0 0,1 0,1 1,1 1,1 0,2 0,2 5463,7 2333,5 92,8 64,5

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 18 РД2 20 100 100 20,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 1344,8 571,5 93,4 64,0

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 17 КП "КК з осблуговування житлов 32 32 3,0 0,3 0,3 0,0 0,0 1,4 1,4 0,1 0,1 114,9 49,2 93,1 68,3

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 9 РД2 11 100 100 60,0 3,4 3,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 3984,1 1685,6 91,9 63,8

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 1 РД2 2 150 150 24,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 1871,8 801,7 95,0 63,9

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 12 КП "КК з осблуговування житлов 32 32 18,0 0,3 0,3 0,0 0,0 1,4 1,4 0,1 0,1 651,9 276,7 89,2 64,1

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 2 РД2 3 100 100 35,0 6,0 6,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,2 0,2 2358,7 1005,3 94,8 63,5

6.1.35_8205_Радистів 66 РД2 14 ДЗ №175 УО Деснянської РДА в м 32 32 6,0 2,7 2,7 0,5 0,5 86,5 85,3 1,0 1,0 218,3 93,5 88,5 65,0

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 15 КП "КК з осблуговування житлов 50 50 3,0 1,9 1,9 0,0 0,0 4,1 4,0 0,3 0,3 125,6 54,1 93,6 68,9

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 8 Рд1 9 63 63 21,5 1,9 1,9 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,2 1246,1 529,4 93,8 67,3

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 15 Рд1 14 63 63 20,5 1,9 1,9 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,2 1186,0 504,4 93,6 67,4

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 25 КП "КК з осблуговування житлов 63 63 32,5 8,1 8,1 0,7 0,7 22,2 21,9 0,7 0,7 1900,9 814,9 94,3 69,3

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 23 Рд1 24 90 90 12,0 11,9 11,9 0,1 0,1 7,5 7,3 0,5 0,5 833,0 356,8 94,5 69,0

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 23 КП "КК з осблуговування житлов 50 50 15,5 1,9 1,9 0,1 0,1 4,3 4,2 0,3 0,3 656,4 281,4 94,5 69,3

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 14 Рд1 13 50 50 34,0 1,9 1,9 0,1 0,1 4,1 4,0 0,3 0,3 1412,2 603,6 92,9 67,7

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 24 Рд1 25 90 90 17,0 11,9 11,9 0,1 0,1 7,5 7,3 0,5 0,5 1179,5 505,3 94,4 69,0

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 17 Рд1 16 75 75 17,0 3,8 3,8 0,0 0,0 2,0 1,9 0,2 0,2 1044,7 445,5 94,5 67,7

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 6 Рд1 7 75 75 22,0 3,9 3,9 0,0 0,0 2,0 2,0 0,3 0,2 1354,2 577,2 94,7 67,8

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 16 Рд1 15 63 63 41,0 3,8 3,8 0,2 0,2 4,9 4,8 0,3 0,3 2377,5 1016,6 94,2 68,0

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 13 КП "КК з осблуговування житлов 50 50 5,0 1,9 1,9 0,0 0,0 4,1 4,0 0,3 0,3 207,1 88,7 92,2 67,8

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 2087



6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 10 КП "КК з осблуговування житлов 50 50 5,0 1,9 1,9 0,0 0,0 4,1 4,0 0,3 0,3 207,1 88,7 92,2 67,8

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 7 Рд1 8 63 63 33,5 3,9 3,9 0,2 0,2 5,1 5,0 0,4 0,4 1945,1 832,1 94,3 68,0

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 1 Рд1 2 110 110 19,5 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1353,0 576,1 94,9 68,3

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 5/2 Рд1 18 150 150 6,0 19,5 19,5 0,0 0,0 1,4 1,4 0,3 0,3 481,5 206,3 94,6 68,7

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 18 Рд1 23 90 90 33,5 13,9 13,9 0,3 0,3 10,1 9,9 0,6 0,6 2323,8 996,6 94,6 69,0

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 25 КП "КК з осблуговування житлов 63 63 47,0 3,9 3,9 0,2 0,2 5,1 5,0 0,4 0,4 2749,0 1172,2 94,3 68,9

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 17 КП "КК з осблуговування житлов 50 50 3,0 1,9 1,9 0,0 0,0 4,1 4,0 0,3 0,3 126,5 54,6 94,5 69,6

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 5/1 Рд1 5/2 150 150 45,0 19,6 19,5 0,1 0,1 1,4 1,4 0,3 0,3 3613,3 1547,5 94,8 68,7

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 5 Рд1 5/1 150 150 10,0 19,6 19,5 0,0 0,0 1,4 1,4 0,3 0,3 802,7 344,1 94,9 68,6

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 3 КП "КК з осблуговування житлов 50 50 8,0 1,6 1,6 0,0 0,0 2,9 2,9 0,2 0,2 335,7 143,8 93,4 68,6

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 18 Рд1 17 75 75 13,0 5,7 5,7 0,1 0,1 4,4 4,3 0,4 0,4 801,8 342,4 94,6 68,3

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 5 Рд1 6 75 75 19,5 5,8 5,8 0,1 0,1 4,6 4,5 0,4 0,4 1203,2 514,4 94,9 68,3

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 1 Рд1 5 150 150 4,0 25,3 25,3 0,0 0,0 2,3 2,3 0,4 0,4 321,0 137,6 94,9 68,5

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 2 Рд1 3 110 110 14,5 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 999,5 427,4 94,0 68,6

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 8 КП "КК з осблуговування житлов 50 50 5,0 2,0 2,0 0,0 0,0 4,5 4,4 0,3 0,3 209,7 90,4 93,8 69,0

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 6 КП "КК з осблуговування житлов 50 50 4,0 1,9 1,9 0,0 0,0 4,3 4,2 0,3 0,3 169,0 73,0 94,7 69,7

6.1.36_8206_Радистів 44 6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 1 150 150 39,5 26,9 26,9 0,1 0,1 2,6 2,6 0,4 0,4 3171,4 1358,6 95,0 68,5

6.1.36_8206_Радистів 44 Рд1 9 Рд1 10 50 50 43,0 1,9 1,9 0,2 0,2 4,1 4,0 0,3 0,3 1787,4 763,4 93,2 67,7

6.1.37_8207_Радосинська 2a 6.1.37_8207_Радосинська 2a Лнн КК БН 100 100 0,6 19,1 19,1 0,0 0,0 11,0 10,8 0,7 0,7 42,0 18,0 95,0 69,8

6.1.37_8207_Радосинська 2a Лнн КК БН БН НВК № 278 80 80 1,0 2,6 2,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 62,2 26,7 95,0 70,0

6.1.37_8207_Радосинська 2a Лнн КК БН НВК № 278 100 100 55,0 16,5 16,5 0,5 0,4 8,2 8,1 0,6 0,6 3845,6 1646,4 95,0 69,8

6.1.38_8208_Будівельників 10
6.1.38_8208_Будівельників 

10 КП "КК з осблуговування житлов 65 65 11,6 5,9 5,9 0,1 0,1 10,2 10,0 0,5 0,5 658,8 282,2 95,0 69,9

6.1.39_8301_Броварський 93 Брв Бр 93 Брв пд1 125 125 37,0 9,7 9,7 0,0 0,0 0,9 0,9 0,2 0,2 2525,8 1078,6 95,0 68,5

6.1.39_8301_Броварський 93 6.1.39_8301_Броварський 93 Брв Бр 93 125 125 0,5 13,2 13,2 0,0 0,0 1,6 1,6 0,3 0,3 34,1 14,6 95,0 68,8

6.1.39_8301_Броварський 93 Брв 2 будинок житловий відомчий ТОВ 75 75 92,0 3,5 3,5 0,2 0,2 1,7 1,6 0,2 0,2 5407,5 2304,3 94,2 68,2

6.1.39_8301_Броварський 93 Брв 1 Брв 2 100 100 7,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 466,1 198,1 94,3 67,5

6.1.39_8301_Броварський 93 Брв 1 КП "КК з осблуговування житлов 80 80 10,5 6,2 6,2 0,0 0,0 3,8 3,7 0,4 0,4 622,2 267,7 94,3 69,4

6.1.39_8301_Броварський 93 Брв пд1 Брв 1 100 100 60,0 9,7 9,7 0,2 0,2 2,8 2,8 0,4 0,4 4001,0 1712,2 94,7 68,7

6.1.40_8101_Бортничі БОР 10 БОР 11 200 200 139,4 105,2 105,1 1,3 1,2 9,1 8,6 1,0 0,9 23874,7 10221,6 148,4 67,5

6.1.40_8101_Бортничі БОР 15 БОР Дья 10 ЦТП 150 150 80,5 19,7 19,6 0,1 0,1 1,4 1,4 0,3 0,3 6665,3 2853,9 147,3 68,0

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7б БОР 7б-1 150 150 40,3 21,3 21,2 0,1 0,1 1,7 1,6 0,4 0,3 3356,3 1449,8 149,2 69,2

6.1.40_8101_Бортничі БОР 13 БОР Дья 14 ЦТП 150 150 24,3 39,0 38,9 0,1 0,1 5,7 5,3 0,7 0,6 2023,9 867,2 147,7 68,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 14 БОР 19 150 150 144,9 24,0 24,0 0,3 0,3 2,2 2,0 0,4 0,4 22431,7 9539,4 147,7 65,7

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7 БОР 7а 300 300 5,9 160,2 159,9 0,0 0,0 2,5 2,4 0,7 0,6 1199,0 514,2 149,3 67,5

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7 БОР 7/1 200 200 301,5 40,7 40,7 0,4 0,4 1,4 1,3 0,4 0,4 51840,0 22075,9 149,3 67,3

6.1.40_8101_Бортничі БОР 16 БОР 17 80 80 24,6 2,5 2,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 1583,3 677,1 146,5 67,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 1 БОР 2 300 300 81,2 201,1 200,4 0,3 0,3 4,0 3,7 0,9 0,8 16612,5 7118,1 150,0 67,1

6.1.40_8101_Бортничі БОР 16 будинок житловий 80 80 30,1 2,2 2,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 1939,9 830,8 146,5 67,9

6.1.40_8101_Бортничі БОР 12 БОР 13 150 150 42,4 39,0 38,9 0,2 0,2 5,7 5,3 0,7 0,6 3525,6 1510,6 147,8 68,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР Дья 10 ЦТП БОР 16 125 125 39,0 6,4 6,4 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,1 3101,3 1320,6 147,0 67,2

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7/2 БОР Дья 20в 100 100 127,7 12,9 12,9 0,7 0,6 5,2 4,9 0,5 0,5 16263,5 6948,9 147,3 68,0

6.1.40_8101_Бортничі БОР 2 БОР 3 300 300 369,5 201,0 200,4 1,5 1,4 4,0 3,7 0,9 0,8 75604,9 32369,3 149,9 67,3

6.1.40_8101_Бортничі БОР 10 БОР 10/1 150 150 304,8 19,7 19,6 0,4 0,4 1,4 1,4 0,3 0,3 25318,7 10836,2 148,4 68,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 4 БОР 5 300 300 38,6 201,0 200,5 0,2 0,1 4,0 3,7 0,9 0,8 7882,0 3377,6 149,5 67,3

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7б БОР 8 300 300 105,2 124,9 124,6 0,2 0,2 1,5 1,4 0,5 0,5 21474,4 9186,0 149,2 67,2

6.1.40_8101_Бортничі БОР 13а будинок житловий 80 80 33,0 16,1 16,1 0,9 0,8 26,3 24,8 1,0 0,9 2142,8 919,4 147,3 68,6

6.1.40_8101_Бортничі БОР 11 БОР 14 150 150 149,1 43,7 43,6 1,1 1,0 7,1 6,7 0,7 0,7 23257,2 9892,3 148,2 66,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7/1 БОР 7/2 150 150 155,8 31,5 31,4 0,6 0,5 3,7 3,5 0,5 0,5 24281,0 10371,2 148,0 67,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7б-1 будинок житловий 80 80 14,0 9,8 9,8 0,1 0,1 9,8 9,2 0,6 0,6 919,2 394,2 149,0 69,5

6.1.40_8101_Бортничі БОР 5 БОР 7 300 300 123,6 201,0 200,5 0,5 0,5 4,0 3,7 0,9 0,8 25259,6 10821,9 149,4 67,4
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6.1.40_8101_Бортничі БОР 7/2 будинок житловий 100 100 167,0 9,3 9,3 0,5 0,4 2,7 2,5 0,4 0,3 21260,7 9021,2 147,3 67,6

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7а будинок житловий 125 125 50,2 14,0 14,0 0,1 0,1 1,9 1,8 0,3 0,3 4029,8 1741,0 149,3 69,5

6.1.40_8101_Бортничі БОР 11 БОР 11А 150 150 69,2 61,5 61,5 1,0 0,9 14,2 13,3 1,1 1,0 5746,3 2472,7 148,2 68,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 10/1 БОР Хар 53 сш 150 150 46,8 19,6 19,6 0,1 0,1 1,4 1,4 0,3 0,3 3879,3 1661,7 147,1 68,5

6.1.40_8101_Бортничі БОР 14 БОР 15 150 150 89,0 19,7 19,6 0,1 0,1 1,4 1,4 0,3 0,3 7328,9 3157,5 147,7 67,9

6.1.40_8101_Бортничі БОР 23 будинок житловий 125 125 8,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1054,5 451,3 140,4 65,1

6.1.40_8101_Бортничі БОР 3 БОР 4 300 300 53,8 201,0 200,5 0,2 0,2 4,0 3,7 0,9 0,8 11004,1 4715,3 149,5 67,3

6.1.40_8101_Бортничі БОР 17 будинок житловий 80 80 27,6 2,5 2,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 0,1 1769,3 756,8 145,8 67,7

6.1.40_8101_Бортничі БОР 16 ДНЗ №792 УО Дарницької РДА в м 50 50 52,7 1,7 1,7 0,2 0,2 3,4 3,2 0,3 0,2 2737,4 1166,1 146,5 67,5

6.1.40_8101_Бортничі БОР 22 будинок житловий 80 80 21,6 1,1 1,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2436,5 1036,4 140,6 64,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 13а школа МИСТЕЦТВ №9 Відділ культ 80 80 101,8 1,9 1,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 6609,5 2770,3 147,3 67,1

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7/2 будинок житловий 100 100 54,3 9,3 9,3 0,1 0,1 2,7 2,5 0,4 0,3 6908,2 2963,7 147,3 68,3

6.1.40_8101_Бортничі БОР 20 БОР Хар 41 ЦТП 150 150 79,3 17,8 17,8 0,1 0,1 1,2 1,1 0,3 0,3 12186,8 5223,0 146,1 67,1

6.1.40_8101_Бортничі БОР 11А БОР 12 150 150 150,4 39,0 38,9 0,9 0,8 5,7 5,3 0,7 0,6 12532,4 5360,9 148,1 68,3

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7б-1 будинок житловий 100 100 82,3 11,4 11,4 0,3 0,3 4,1 3,9 0,4 0,4 6057,3 2590,0 149,0 69,3

6.1.40_8101_Бортничі 6.1.40_8101_Бортничі БОР 1 300 300 6,4 201,1 200,4 0,0 0,0 4,0 3,7 0,9 0,8 1299,5 556,9 150,0 67,1

6.1.40_8101_Бортничі БОР Дья 14 ЦТП БОР 13а 100 100 88,9 18,1 18,0 0,9 0,9 10,2 9,6 0,7 0,7 6471,9 2767,3 147,6 68,3

6.1.40_8101_Бортничі БОР Дья 14 ЦТП БОР 13б 80 80 14,7 1,8 1,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 959,6 406,1 147,6 66,3

6.1.40_8101_Бортничі БОР 9 БОР 10 200 200 303,2 124,9 124,7 3,9 3,7 12,9 12,1 1,2 1,1 51983,2 22253,4 148,8 67,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7/1 будинок житловий 100 100 68,6 9,3 9,3 0,2 0,2 2,7 2,5 0,4 0,3 8764,7 3762,6 148,0 68,6

6.1.40_8101_Бортничі БОР 19 БОР 20 150 150 88,8 21,7 21,7 0,2 0,1 1,8 1,7 0,4 0,3 13647,7 5849,2 146,7 66,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 8 БОР 9 300 300 108,8 124,9 124,7 0,2 0,2 1,5 1,4 0,5 0,5 22169,6 9496,7 149,0 67,3

6.1.40_8101_Бортничі БОР 20 будинок житловий 90 90 87,5 2,3 2,3 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 11017,4 4600,9 146,1 65,8

6.1.40_8101_Бортничі БОР 11А БОР Хар 47А 150 150 50,0 22,5 22,5 0,1 0,1 1,9 1,8 0,4 0,4 7825,1 3356,4 148,1 68,9

6.1.40_8101_Бортничі БОР Дья 20в офіси ТОВ "НВО СІНЕПС-ІНВЕСТ" 100 100 20,2 1,6 1,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1234,6 534,7 146,0 67,7

6.1.40_8101_Бортничі БОР 19 БОР 23 125 125 108,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 14744,9 6100,8 146,7 64,9

6.1.40_8101_Бортничі БОР 13б будинок житловий 80 80 70,0 1,8 1,8 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 4498,2 1914,3 147,1 67,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 22 будинок житловий 80 80 17,8 1,1 1,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 2006,5 856,1 140,6 64,6

6.1.40_8101_Бортничі БОР 7а БОР 7б 300 300 89,1 146,2 145,9 0,2 0,2 2,1 2,0 0,6 0,6 18219,1 7798,9 149,3 67,4

6.1.40_8101_Бортничі БОР 20 будинок житловий 90 90 34,6 1,5 1,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4356,6 1845,5 146,1 66,8

6.1.40_8101_Бортничі БОР Хар 41 ЦТП БОР 22 100 100 82,8 2,2 2,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 10436,8 4293,7 145,4 63,6

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 302А ПЗ1 306 200 200 143,5 15,0 14,9 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 14956,4 6383,1 149,0 67,4

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 305А будинок житловий 80 80 21,5 2,1 2,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 1362,8 583,0 143,5 66,6

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 1 ПЗ1 1/1 250 250 64,1 186,4 186,2 0,6 0,5 8,9 8,3 1,1 1,1 7606,9 3261,6 149,8 68,4

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 309 будинок житловий 65 65 27,2 2,8 2,8 0,1 0,1 2,3 2,2 0,3 0,2 1622,4 695,8 146,1 67,9

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 103 будинок житловий 150 150 261,2 11,0 11,0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,2 42187,5 17694,6 149,5 67,9

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 101 ПЗ1 101/1 150 150 147,1 20,5 20,5 0,2 0,2 1,6 1,5 0,4 0,3 23759,2 10089,4 149,6 67,7

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 201 ПЗ1 202 150 150 48,6 4,3 4,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 4131,3 1758,2 148,4 67,3

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 401 ПЗ1 402 150 150 57,9 3,7 3,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 4904,5 2084,2 147,6 67,5

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 301 ПЗ1 302 200 200 80,2 30,5 30,4 0,1 0,1 0,8 0,7 0,3 0,3 8364,9 3582,5 149,4 67,3

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 308А будинок житловий 80 80 81,7 2,5 2,5 0,1 0,1 0,7 0,6 0,2 0,1 5268,7 2242,5 146,6 67,4

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 402 ПЗ1 403 150 150 24,5 3,7 3,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 2058,1 880,7 146,2 67,7

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 306 ПЗ1 Здол_3а_ад 100 100 63,7 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4650,1 1929,0 148,0 66,3

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 308 ПЗ1 308А 80 80 10,9 5,4 5,4 0,0 0,0 3,0 2,8 0,3 0,3 706,1 302,5 146,7 66,7

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 302 ПЗ1 303 150 150 7,9 9,0 8,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 671,5 287,7 149,2 67,3

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 303А будинок житловий 80 80 9,8 3,2 3,2 0,0 0,0 1,0 1,0 0,2 0,2 642,6 275,2 147,3 68,6

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 101/1 ТОВ "МСК "УПРАВДОМ" 150 150 224,2 20,5 20,5 0,4 0,3 1,6 1,5 0,4 0,3 35888,4 15307,5 148,5 68,4

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 302 ПЗ1 302А 200 200 23,8 21,5 21,5 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 2482,3 1063,6 149,2 67,3

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 403 ДНЗ №113 УО Дарницької РДА в м 80 80 13,8 3,7 3,7 0,0 0,0 1,4 1,3 0,2 0,2 888,2 380,4 145,7 67,8

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 303 ПЗ1 304 150 150 55,3 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4708,4 1973,3 149,1 64,9
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6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 309 БПО КП "Керуюча компанія з обс 50 50 32,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1702,7 659,9 146,1 61,3

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 306 ПЗ1 307 200 200 56,1 5,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 5821,6 2471,3 148,0 66,5

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 303 ПЗ1 303А 80 80 87,0 3,2 3,2 0,1 0,1 1,0 1,0 0,2 0,2 5697,6 2435,4 149,1 68,5

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 304 ПЗ1 305 150 150 31,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2585,1 1104,0 146,8 65,4

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 308А ПЗ1 309 80 80 20,0 2,9 2,9 0,0 0,0 0,9 0,8 0,2 0,2 1291,0 553,2 146,6 67,1

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 101 ТОВ "МСК "УПРАВДОМ" 100 100 59,5 12,6 12,6 0,3 0,3 5,0 4,7 0,5 0,5 7903,7 3394,2 149,6 69,5

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 201 ДНЗ №111 УО Дарницької РДА в м 125 125 89,2 7,5 7,5 0,1 0,0 0,6 0,5 0,2 0,2 7313,0 3133,8 148,4 68,8

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 303 будинок житловий 80 80 54,2 3,7 3,7 0,1 0,1 1,4 1,3 0,2 0,2 3545,5 1525,9 149,1 69,1

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 1/1 ПЗ1 1/2 250 250 82,6 186,4 186,2 0,7 0,7 8,9 8,3 1,1 1,1 9808,5 4203,0 149,7 68,5

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 103 ПЗ1 БН-1_Зд_5Б 250 250 11,8 142,3 142,1 0,1 0,1 5,2 4,9 0,9 0,8 1396,0 598,8 149,5 68,8

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 РК ПЗ1 1 250 250 269,6 187,9 187,5 2,4 2,3 9,0 8,5 1,2 1,1 46082,3 27429,4 150,0 68,3

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 1 база виробнича,склади ЗАТ "І-Т 100 100 217,2 1,4 1,4 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 28840,0 10705,1 149,8 60,1

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 302Б будинок житловий 80 80 90,9 3,7 3,7 0,1 0,1 1,4 1,3 0,2 0,2 5964,8 2541,2 148,6 68,6

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 202 будинок житловий 100 100 96,3 4,3 4,3 0,1 0,1 0,6 0,6 0,2 0,2 7008,3 2990,2 147,4 68,0

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 101 ПЗ1 102 250 250 106,5 153,3 153,1 0,6 0,6 6,0 5,6 0,9 0,9 12650,4 5423,1 149,6 68,6

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 307 ПЗ1 308 80 80 26,9 5,4 5,4 0,1 0,1 3,0 2,8 0,3 0,3 1736,1 743,5 147,0 66,7

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 306 будинок житловий 100 100 48,4 8,5 8,5 0,1 0,1 2,3 2,2 0,3 0,3 3530,8 1520,5 148,0 68,9

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 БН-1_Зд_5Б ПЗ1 201 150 150 150,0 11,9 11,8 0,1 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 12876,3 5464,4 149,5 67,8

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 РК 250 250 10,1 187,9 187,5 0,1 0,1 9,0 8,5 1,2 1,1 1726,6 1026,0 150,0 68,2

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 307 адміністративна будівля РТМ "П 50 50 11,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 607,8 255,9 147,0 66,7

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 401 басейн ДНЗ №113 УО Дарницької 65 65 23,5 5,4 5,4 0,2 0,2 8,7 8,2 0,5 0,5 1416,4 608,6 147,6 68,7

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 102 ПЗ1 103 250 250 82,9 153,3 153,1 0,5 0,5 6,0 5,6 0,9 0,9 9854,4 4222,6 149,6 68,6

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 301 ПЗ1 401 150 150 199,6 9,1 9,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 17001,9 7248,4 149,4 67,9

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 БН-1_Зд_5Б ПЗ1 301 150 150 19,9 39,5 39,4 0,1 0,1 5,9 5,5 0,7 0,6 1704,4 724,5 149,5 67,1

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 1/2 ПЗ1 101 250 250 36,2 186,4 186,2 0,3 0,3 8,9 8,3 1,1 1,1 4304,2 1844,5 149,7 68,5

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 302Б будинок житловий 80 80 32,7 2,8 2,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 2147,1 920,2 148,6 69,0

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 305 ПЗ1 305А 80 80 65,1 2,1 2,1 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 4155,7 1771,0 145,5 66,3

6.1.41_8102_Здолбунівська 2 ПЗ1 302А ПЗ1 302Б 100 100 39,2 6,6 6,6 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,2 2876,2 1235,3 149,0 68,2

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 301/1 Гфз 301/2 100 100 78,7 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 5665,2 2414,9 147,7 66,1

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 215 Гфз 216 100 100 25,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 1776,4 758,5 144,8 65,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Вузол Гфз 301/1 100 100 10,4 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 751,6 321,9 147,9 65,3

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 205 будинок житловий 50 50 41,4 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 2164,3 914,6 146,6 66,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104/5 будинок житловий 80 80 37,9 2,8 2,8 0,0 0,0 0,8 0,7 0,2 0,2 2492,7 1065,7 148,9 69,0

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 214 Гфз 215 100 100 6,8 1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 481,1 205,7 145,1 65,2

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 210 будинок житловий 50 50 10,7 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 565,0 243,0 148,1 68,6

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 108 Гфз 109 80 80 51,2 3,2 3,2 0,1 0,1 1,1 1,0 0,2 0,2 5877,0 2496,4 141,2 63,7

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104/1 Гфз 104/2 80 80 40,4 5,0 5,0 0,1 0,1 2,6 2,4 0,3 0,3 2651,5 1143,7 149,4 69,3

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 204 Гфз 205 65 65 47,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,6 0,5 0,1 0,1 2834,2 1203,0 148,7 66,5

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 216 будинок адміністративний БМУВГ 50 50 19,2 0,8 0,8 0,0 0,0 0,7 0,7 0,1 0,1 982,1 419,1 143,4 66,2

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 207 будинок житловий 80 80 9,6 1,9 1,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 621,3 266,1 146,3 68,1

6.1.42_8201_Геофізиків 10 6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз КК БН 300 300 1,0 140,4 140,2 0,0 0,0 1,9 1,8 0,6 0,6 130,8 56,1 150,0 67,9

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 208 Гфз 209 100 100 15,2 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1103,6 469,1 148,3 66,5

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз Геофіз 10 гараж Вузол 100 100 14,4 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1039,5 445,1 148,3 65,2

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104/4 будинок житловий 80 80 26,9 2,8 2,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,2 0,2 1743,0 747,4 146,8 68,2

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 102 Товариство з обмеженою відпові 50 50 14,2 0,6 0,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 758,5 325,1 150,0 69,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 213 Гфз 214 100 100 20,2 1,9 1,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1442,9 615,5 145,9 65,3

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 105/3 будинок житловий 80 80 12,4 4,4 4,4 0,0 0,0 1,9 1,8 0,3 0,2 799,4 342,4 146,0 68,0

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 101 Гфз 201 125 125 28,9 14,5 14,5 0,1 0,1 2,1 1,9 0,4 0,3 2370,8 1006,3 150,0 66,0

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 214 будинок житловий 50 50 20,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 1032,9 441,7 145,1 66,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 201 Гфз 201/1 125 125 85,3 14,5 14,5 0,2 0,2 2,1 1,9 0,4 0,3 6934,9 2968,3 149,8 66,2
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6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 101 Гфз 102 250 250 40,0 119,2 119,0 0,1 0,1 3,6 3,4 0,7 0,7 4723,7 2027,3 150,0 68,2

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз КК БН Гфз 101 300 300 6,0 136,6 136,3 0,0 0,0 1,8 1,7 0,6 0,5 784,7 336,2 150,0 67,9

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 216 будинок адміністративний АСУ Т 50 50 10,1 0,6 0,6 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 519,5 222,3 143,4 66,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 201/3 будинок житловий 50 50 68,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 3484,1 1469,8 144,9 64,9

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 212 Гфз 213 100 100 44,3 2,4 2,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3206,0 1355,9 147,3 65,5

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 301/2 Гфз 301/3 100 100 43,0 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 3076,3 1314,5 145,7 66,5

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 301 Гфз Геофіз 10 гараж 100 100 16,8 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1211,8 518,8 148,7 65,0

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 102 Гфз 103 250 250 170,0 117,2 117,0 0,6 0,6 3,5 3,3 0,7 0,7 20104,1 8613,9 150,0 68,3

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 106 будинок житловий 150 150 26,4 8,3 8,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 4101,9 1774,2 146,1 67,9

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 108 будинок житловий 80 80 23,6 2,2 2,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 2714,5 1165,4 141,2 65,2

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 102/1 гуртожиток ДП "Українська геол 50 50 65,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 3370,5 1411,7 146,3 65,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 202 Гфз 203 100 100 20,8 12,8 12,7 0,1 0,1 5,1 4,8 0,5 0,5 1519,5 650,3 149,2 66,3

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 203 Гфз 204 100 100 65,1 12,8 12,7 0,3 0,3 5,1 4,8 0,5 0,5 4742,0 2030,2 149,1 66,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 109 гуртожиток 80 80 39,5 3,2 3,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,2 0,2 4496,3 1919,2 139,4 64,2

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 106 Гфз 107 125 125 122,3 10,0 9,9 0,1 0,1 1,0 0,9 0,2 0,2 16842,3 7120,2 146,1 64,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 209 Бортницьке міжрайонне управлін 40 40 16,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 771,8 328,4 146,6 67,3

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 205 будинок житловий 50 50 11,5 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 599,6 257,6 146,6 68,0

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104/2 ДНЗ №280 УО Дарницької РДА в м 80 80 11,8 5,0 5,0 0,0 0,0 2,6 2,4 0,3 0,3 780,0 334,1 148,9 69,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 105/1 Гфз Харченка 29 80 80 43,7 4,2 4,2 0,1 0,1 1,8 1,7 0,3 0,2 2849,2 1222,7 148,1 68,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 105 Гфз 106 200 200 310,6 18,3 18,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 53226,1 22627,9 149,1 65,5

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 103 Гфз Харченка 23 150 150 258,0 117,2 117,1 13,3 12,4 51,4 48,1 2,0 1,9 21997,4 9422,7 149,8 68,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 107 Гфз 108 100 100 137,9 5,4 5,4 0,1 0,1 0,9 0,9 0,2 0,2 17384,6 7303,9 144,5 63,6

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104/1 Гфз 104/3 100 100 116,3 5,3 5,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,2 0,2 8532,3 3621,0 149,4 67,0

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 201/1 Гфз 202 100 100 23,2 13,9 13,8 0,1 0,1 6,1 5,7 0,5 0,5 1694,0 726,6 149,4 66,5

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 101 Гфз 301 200 200 36,5 2,9 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3804,8 1597,3 150,0 64,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 105/1 Гфз 105/2 100 100 72,8 7,6 7,5 0,1 0,1 1,8 1,7 0,3 0,3 5317,8 2270,7 148,1 67,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз Харченка 23 будинок житловий 80 80 7,9 2,3 2,3 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 442,7 192,6 149,6 69,7

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 204 Гфз 206 100 100 35,2 10,7 10,7 0,1 0,1 3,6 3,4 0,4 0,4 2559,0 1096,2 148,7 66,6

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз КК БН Гфз КК БН 80 80 12,5 3,8 3,8 0,0 0,0 1,5 1,4 0,2 0,2 703,8 306,3 150,0 69,9

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 105 Гфз 105/1 100 100 149,1 11,8 11,8 0,7 0,6 4,4 4,1 0,5 0,4 10918,8 4667,7 149,1 67,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104 Гфз 104/1 125 125 35,5 22,1 22,1 0,2 0,2 4,8 4,5 0,5 0,5 2915,7 1243,4 149,6 67,5

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 211 будинок житловий 50 50 18,3 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 964,4 412,6 147,9 68,1

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 212 ДНЗ №790 УО Дарницької РДА в м 50 50 15,1 3,1 3,1 0,2 0,2 11,4 10,8 0,5 0,4 795,3 343,1 147,3 68,6

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 206 Гфз 208 100 100 26,6 8,7 8,7 0,1 0,1 2,4 2,3 0,3 0,3 1933,5 827,8 148,5 66,6

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 301/3 Гфз 301/4 100 100 39,3 2,9 2,9 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 2807,3 1199,9 144,6 67,0

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 213 будинок житловий 50 50 8,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,1 438,6 189,2 145,9 67,7

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 105/2 Гфз 105/3 80 80 98,7 4,4 4,4 0,2 0,2 1,9 1,8 0,3 0,2 6420,1 2734,0 147,4 67,9

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 105/2 Гфз Харченка 27 100 100 16,1 3,2 3,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 1170,6 502,8 147,4 68,6

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 102 Гфз 102/1 50 50 90,7 1,3 1,3 0,2 0,2 2,1 2,0 0,2 0,2 4854,5 2016,9 150,0 65,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104/1 Гфз 105 125 125 56,4 11,8 11,8 0,1 0,1 1,4 1,3 0,3 0,3 4611,7 1972,5 149,4 67,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 204 будинок житловий 50 50 32,8 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,1 0,1 1731,3 740,1 148,7 68,3

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз Харченка 23 Гфз 104 150 150 30,0 114,9 114,8 1,5 1,4 49,4 46,3 2,0 1,8 2556,6 1095,5 149,6 68,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 210 Гфз 211 100 100 15,9 6,0 6,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,2 0,2 1152,8 493,5 148,1 66,7

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 211 Гфз 212 100 100 49,3 5,5 5,5 0,0 0,0 1,0 0,9 0,2 0,2 3582,4 1532,1 147,9 66,9

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 201/1 Гфз 201/2 100 100 7,4 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,5 225,9 149,4 61,0

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 208 будинок житловий 50 50 78,5 1,5 1,5 0,2 0,2 2,7 2,5 0,2 0,2 4136,1 1759,6 148,3 67,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 201/2 Гфз 201/3 100 100 32,8 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2324,5 986,0 148,5 62,6

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 102/1 гуртожиток ДП "Українська геол 50 50 16,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,1 829,3 357,1 146,3 67,6

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104 Гфз 104/5 150 150 21,9 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1868,5 799,3 149,6 68,7

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 208 Гфз 210 100 100 16,1 6,6 6,6 0,0 0,0 1,4 1,3 0,3 0,2 1172,6 502,5 148,3 66,8
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6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104 Гфз 105 200 200 91,2 18,3 18,2 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 9512,9 3988,2 149,6 64,3

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 209 Бортницьке міжрайонне управлін 50 50 11,9 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 623,1 265,9 146,6 67,5

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104/3 Гфз 104/4 100 100 74,6 5,3 5,3 0,1 0,1 0,9 0,8 0,2 0,2 5424,8 2318,4 147,8 67,4

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104 Гфз БН Харченка 23 150 150 22,1 71,7 71,7 0,4 0,4 19,3 18,1 1,2 1,2 1878,7 810,4 149,6 69,8

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 107 будинок житловий 100 100 14,3 4,5 4,5 0,0 0,0 0,6 0,6 0,2 0,2 1808,2 783,9 144,5 67,1

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 206 Гфз 207 80 80 66,9 1,9 1,9 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 4348,4 1855,4 148,5 67,9

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 104/4 будинок житловий 80 80 67,9 2,5 2,5 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,1 4393,6 1869,2 146,8 67,6

6.1.42_8201_Геофізиків 10 Гфз 202 Бортницьке міжрайонне управлін 50 50 8,1 1,1 1,1 0,0 0,0 1,5 1,4 0,2 0,2 429,2 186,2 149,2 69,4

6.1.43_8202_селище "Рибне" ТК1 ТК2 100 100 55,0 12,7 12,7 0,3 0,3 4,8 4,8 0,5 0,5 3826,5 1637,2 95,0 69,5

6.1.43_8202_селище "Рибне" ТК2 будинок житловий 80 80 4,0 6,4 6,4 0,0 0,0 4,0 3,9 0,4 0,4 247,1 106,0 94,7 69,7

6.1.43_8202_селище "Рибне" ТК3 будинок житловий 80 80 4,0 6,3 6,3 0,0 0,0 3,8 3,7 0,4 0,4 246,5 105,6 94,4 69,5

6.1.43_8202_селище "Рибне" 6.1.43_8202_селище "Рибне" ТК1 70 70 6,0 18,1 18,1 0,4 0,4 64,0 63,0 1,4 1,3 351,9 150,8 95,0 69,5

6.1.43_8202_селище "Рибне" ТК1 Вузол 80 80 20,0 5,4 5,4 0,1 0,1 2,9 2,8 0,3 0,3 1237,4 530,6 95,0 69,8

6.1.43_8202_селище "Рибне" ТК2 ТК3 100 100 28,0 6,3 6,3 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,2 1944,8 831,6 94,7 69,5

6.1.45_8209_Горлівська 220 Грл КК БН Грл КК БН 100 100 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 24,2 95,0 70,0

6.1.45_8209_Горлівська 220 Грл КК БН Грл 1 100 100 9,0 26,2 26,2 0,2 0,2 20,6 20,2 1,0 0,9 507,7 217,7 95,0 69,8

6.1.45_8209_Горлівська 220 Грл КК БН гараж Київський професійний бу 100 100 55,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3102,6 1261,5 95,0 66,3

6.1.45_8209_Горлівська 220 6.1.45_8209_Горлівська 220 Грл КК БН 100 100 1,0 27,8 27,8 0,0 0,0 23,2 22,9 1,0 1,0 56,4 24,2 95,0 69,7

6.1.45_8209_Горлівська 220 Грл 1 корпус навчальний Київський пр 150 150 25,0 17,2 17,2 0,0 0,0 1,1 1,0 0,3 0,3 1735,3 743,8 95,0 69,9

6.1.45_8209_Горлівська 220 Грл 1 гуртожиток Київський професійн 100 100 50,0 9,0 9,0 0,1 0,1 2,4 2,4 0,3 0,3 2822,5 1207,0 95,0 69,7

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 Ялн т.А1 Ялн 3 25 25 16,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 505,6 185,8 93,2 49,2

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 ЯлнКК 80 80 1,0 10,9 10,9 0,0 0,0 11,6 11,4 0,6 0,6 50,1 21,5 95,0 69,3

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 Ялн 1 Ялн т.А1 40 40 28,0 0,6 0,6 0,0 0,0 1,4 1,4 0,1 0,1 1046,6 433,7 95,0 65,3

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 ЯлнКК Ялн 1 80 80 6,0 6,1 6,1 0,0 0,0 3,7 3,6 0,4 0,3 300,8 128,5 95,0 68,8

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 Ялн т.А1 корпус службово-допоміжний Дар 32 32 5,8 0,5 0,5 0,0 0,0 3,3 3,2 0,2 0,2 122,6 86,9 93,2 68,5

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 Ялн 2 корпус головний Дарницький дит 80 80 22,4 4,4 4,4 0,0 0,0 1,9 1,8 0,3 0,2 1121,1 480,9 94,9 69,7

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 ЯлнКК Ялн КК БН 50 50 1,0 2,2 2,2 0,0 0,0 5,7 5,6 0,3 0,3 42,0 18,1 95,0 70,0

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 ЯлнКК пральня Дарницький дитячий буд 50 50 10,0 2,6 2,6 0,1 0,1 7,6 7,5 0,4 0,4 420,2 180,6 95,0 69,9

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 Ялн 3 прохідна Дарницький дитячий бу 25 25 41,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 1115,0 450,0 87,4 54,4

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 Ялн 1 Ялн 2 80 80 10,0 5,5 5,5 0,0 0,0 3,0 2,9 0,3 0,3 499,6 214,7 95,0 69,3

6.1.46_8210_Ялинкова 58-60 Ялн 2 теплиця Дарницький дитячий буд 80 80 32,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1603,0 679,0 94,9 68,8

6.1.47_8212_Бориспільська 19
6.1.47_8212_Бориспільська 

19 Вузол 250 250 9,5 251,1 250,8 0,1 0,1 15,4 15,1 1,5 1,4 1127,1 947,8 95,0 68,9

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 107Б ТОВ "Форвард Київ-Сервіс 09" 100 100 7,0 23,6 23,6 0,1 0,1 16,7 16,5 0,9 0,9 691,9 296,9 94,4 69,5

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 107Б БР1 107В 125 125 48,1 45,7 45,7 0,9 0,9 19,5 19,2 1,1 1,1 5123,5 2193,4 94,4 69,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 107 БР1 108 150 150 35,1 9,6 9,6 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,2 2242,0 948,4 94,5 67,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 104 БР1 104Б 150 150 55,6 91,8 91,8 1,7 1,6 30,1 29,6 1,5 1,5 3558,2 1522,7 94,6 69,0

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 110 БР1 111 80 80 40,6 1,2 1,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 1946,9 818,8 92,9 65,5

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР2 207А БР2 207Б 100 100 5,7 12,5 12,5 0,0 0,0 4,7 4,6 0,5 0,5 309,9 132,6 94,0 68,9

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 104Б БР1 106 150 150 40,1 88,5 88,5 1,1 1,1 28,0 27,5 1,4 1,4 2565,4 1099,3 94,5 69,0

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР2 ШО БР2 207 200 200 67,8 46,4 46,4 0,1 0,1 1,7 1,7 0,4 0,4 5302,3 2271,5 94,2 69,1

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 104Б Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 50 50 18,0 3,3 3,3 0,2 0,2 12,7 12,5 0,5 0,5 718,5 308,5 94,5 69,5

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 109 БР1 109А 50 50 62,9 1,2 1,2 0,1 0,1 1,8 1,8 0,2 0,2 2465,5 1027,1 93,7 64,4

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР2 207Б склад ТОВ "Голден Вей" 65 65 71,0 12,5 12,5 3,2 3,1 44,8 44,1 1,1 1,1 3211,4 1375,0 94,0 69,0

6.1.47_8212_Бориспільська 19 Вузол БР1 104 200 200 30,5 148,7 148,7 0,5 0,5 17,4 17,2 1,4 1,3 4011,3 1718,6 94,6 69,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 109Б Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 50 50 15,6 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 589,3 251,6 90,1 65,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 Бориспільська,39 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 100 100 5,1 6,2 6,2 0,0 0,0 1,2 1,2 0,2 0,2 193,5 138,4 94,5 69,6

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 Бориспільська,39 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 100 100 33,2 6,6 6,6 0,0 0,0 1,3 1,3 0,2 0,2 1827,1 782,3 94,5 69,4

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 105 школа-дитячий садок №807 "Прол 50 50 43,2 25,8 25,8 32,7 32,2 757,6 745,4 3,8 3,7 1733,6 743,0 94,5 69,6

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 102 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 100 100 16,4 26,2 26,2 0,3 0,3 20,6 20,3 1,0 0,9 905,8 389,4 94,7 69,7
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6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 109А БР1 109Б 50 50 35,6 0,8 0,8 0,0 0,0 0,8 0,8 0,1 0,1 1356,9 575,0 91,8 64,3

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 107В БР1 107Г 100 100 37,9 22,8 22,8 0,6 0,6 15,7 15,4 0,8 0,8 3756,9 1607,2 94,2 69,1

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 108 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 50 50 19,5 2,5 2,5 0,1 0,1 7,1 7,0 0,4 0,4 768,7 333,0 94,2 69,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 Вузол БР2 ШП 200 200 281,7 46,4 46,4 0,5 0,5 1,7 1,7 0,4 0,4 22076,8 9445,2 94,7 69,0

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР2 ШП БР2 ШО 150 150 42,0 46,4 46,4 0,3 0,3 7,7 7,6 0,8 0,7 3498,2 2935,7 94,2 69,1

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 107А БР1 107Б 150 150 59,2 69,3 69,3 1,0 1,0 17,2 16,9 1,1 1,1 7135,0 3056,7 94,5 69,3

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 108 БР1 109 150 150 54,9 7,1 7,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 3464,7 1476,0 94,2 66,8

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 Бориспільська,39 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 100 100 51,2 4,2 4,2 0,0 0,0 0,5 0,5 0,2 0,2 2822,5 1203,1 94,5 69,1

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 106 БР1 106А 50 50 48,5 1,2 1,2 0,1 0,1 1,8 1,8 0,2 0,2 1939,6 818,4 94,5 68,1

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 101 БР1 Бориспільська,39 100 100 64,1 17,0 17,0 0,6 0,6 8,7 8,6 0,6 0,6 3536,4 1514,2 94,7 69,3

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 106 БР1 107 150 150 46,1 87,3 87,2 1,3 1,2 27,2 26,7 1,4 1,4 2945,4 1262,3 94,5 69,0

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 109 БР1 110 80 80 55,5 3,3 3,3 0,1 0,1 1,1 1,1 0,2 0,2 2673,7 1140,8 93,7 66,9

6.1.47_8212_Бориспільська 19 Вузол БР1 ЦТП Бориспільська 43 100 100 6,2 12,7 12,7 0,0 0,0 4,8 4,8 0,5 0,5 611,3 262,7 94,6 69,7

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 102 БР1 103 250 250 64,4 161,4 161,3 0,4 0,4 6,4 6,3 0,9 0,9 5713,5 2447,1 94,7 69,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР2 203 Вузол 200 200 89,8 46,4 46,3 0,2 0,2 1,7 1,7 0,4 0,4 7042,5 3016,6 94,9 68,8

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 109Б Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 50 50 20,7 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 781,5 331,9 90,1 64,9

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 105 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 80 80 67,4 23,3 23,3 3,5 3,5 52,5 51,6 1,3 1,3 3319,5 1421,5 94,5 69,6

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 109А Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 50 50 15,1 0,4 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 573,8 247,1 91,8 66,5

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 107 БР1 107А 150 150 12,0 69,3 69,3 0,2 0,2 17,2 16,9 1,1 1,1 765,5 328,5 94,5 69,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР2 201 БР2 203 200 200 68,6 46,4 46,3 0,1 0,1 1,7 1,7 0,4 0,4 5382,1 2305,7 95,0 68,7

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 107В ТОВ "Форвард Київ-Сервіс 09" 100 100 7,1 22,9 22,9 0,1 0,1 15,7 15,5 0,8 0,8 700,1 300,4 94,2 69,4

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР2 207А Вузол 80 80 24,7 33,9 33,9 2,7 2,7 111,3 109,6 1,9 1,9 1207,9 517,9 94,0 69,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 107Г ТОВ "Форвард Київ-Сервіс 09" 100 100 41,6 22,8 22,8 0,7 0,6 15,7 15,4 0,8 0,8 4113,0 1761,5 94,1 69,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 Вузол БР2 201 200 200 17,8 46,4 46,3 0,0 0,0 1,7 1,7 0,4 0,4 1399,0 598,5 95,0 68,7

6.1.47_8212_Бориспільська 19 Вузол БР1 101 250 250 445,7 204,7 204,5 4,6 4,5 10,2 10,1 1,2 1,2 53024,7 44753,5 95,0 69,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 111 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 50 50 46,7 1,2 1,2 0,1 0,1 1,8 1,8 0,2 0,2 1788,3 762,3 91,4 66,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 106А Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 50 50 9,4 1,2 1,2 0,0 0,0 1,8 1,8 0,2 0,2 368,0 157,5 92,9 68,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР2 207 БР2 207А 100 100 30,4 46,4 46,4 2,0 1,9 64,6 63,5 1,7 1,7 1668,3 714,9 94,0 69,1

6.1.47_8212_Бориспільська 19 Вузол Вузол 250 250 54,4 204,7 204,5 0,6 0,5 10,2 10,1 1,2 1,2 6478,0 5452,9 95,0 69,0

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 109 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 50 50 21,2 2,5 2,5 0,2 0,1 7,1 7,0 0,4 0,4 830,7 359,9 93,7 68,8

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 101 БР1 102 250 250 33,5 187,6 187,5 0,3 0,3 8,6 8,5 1,1 1,1 2974,9 1274,9 94,7 69,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 107 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 80 80 9,9 8,4 8,4 0,1 0,1 6,8 6,7 0,5 0,5 486,0 208,9 94,5 69,6

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 110 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 50 50 16,6 2,1 2,1 0,1 0,1 4,9 4,9 0,3 0,3 649,0 280,0 92,9 68,2

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 104 БР1 105 100 100 16,6 49,0 49,0 1,2 1,2 72,2 71,0 1,8 1,8 911,4 391,4 94,6 69,5

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 104 Філія "135 Домоб. Комбінат"ДП 100 100 36,1 7,9 7,9 0,1 0,1 1,9 1,8 0,3 0,3 1986,8 851,8 94,6 69,5

6.1.47_8212_Бориспільська 19 БР1 103 Вузол 200 200 77,9 161,4 161,3 1,6 1,6 20,5 20,2 1,5 1,5 10253,7 4393,4 94,7 69,2

6.1.48_8401_Вакуленчука 50-а
6.1.48_8401_Вакуленчука 50-

а Вкл КК БН 80 80 1,0 11,6 11,6 0,0 0,0 13,0 12,8 0,7 0,7 97,5 41,8 95,0 69,7

6.1.48_8401_Вакуленчука 50-а Вкл КК БН ДНЗ №113 УО Дарницької РДА в м 80 80 26,0 10,3 10,3 0,3 0,3 10,3 10,2 0,6 0,6 2534,7 1085,1 95,0 69,8

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 Зрш 1 Зрш клуб 150 150 68,0 8,4 8,4 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 5585,5 2380,7 95,0 69,1

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 Зрш клуб Зрш админ кпп 40 40 67,0 1,2 1,2 0,4 0,4 5,3 5,3 0,3 0,3 2944,6 1230,7 94,3 67,6

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 6.1.49_8403_Зрошувальна 17 Зрш 1 200 200 10,0 22,0 22,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,2 0,2 1044,3 447,5 95,0 69,3

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 Зрш 1 Зрш корпус 1 100 100 28,0 13,6 13,6 0,2 0,2 5,6 5,5 0,5 0,5 1991,1 854,5 95,0 69,6

6.1.49_8403_Зрошувальна 17 Зрш корпус 1 адміністративна будівля корп.№ 100 100 37,0 6,8 6,8 0,1 0,1 1,4 1,4 0,3 0,2 2634,7 1126,0 94,8 69,6

16.9.1_Кудрявська 13/19 3 ЗДО №35  УО Шевченківської РДА 50 50 15,6 9,8 9,8 1,7 1,7 109,7 108,0 1,4 1,4 653,2 280,3 94,9 69,9

16.9.1_Кудрявська 13/19 1 2 200 200 59,2 87,7 87,7 0,4 0,4 6,1 6,0 0,8 0,8 5062,8 2169,1 95,0 69,7

16.9.1_Кудрявська 13/19 2 будинок житловий 100 100 13,1 35,1 35,1 0,5 0,5 37,1 36,5 1,3 1,3 735,3 315,5 94,9 69,9

16.9.1_Кудрявська 13/19 2-1 адмінбудівля КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" 80 80 16,0 12,0 12,0 0,2 0,2 13,9 13,7 0,7 0,7 800,8 343,1 94,7 69,7

16.9.1_Кудрявська 13/19 1 будинок житловий 80 80 32,6 11,7 11,7 0,4 0,4 13,3 13,1 0,7 0,7 1634,9 700,8 95,0 69,9

16.9.1_Кудрявська 13/19 2-1 адмінбудівля ТОВ "ГАМА-РЕНТ" 70 70 10,8 7,4 7,4 0,1 0,1 10,7 10,5 0,6 0,5 491,8 210,7 94,7 69,7

Схема теплопостачання м. Києва до 2030 року 2093



16.9.1_Кудрявська 13/19 2 3 150 150 21,0 33,2 33,2 0,1 0,1 3,9 3,9 0,5 0,5 1449,0 620,3 94,9 69,6

16.9.1_Кудрявська 13/19 2 2-1 100 100 70,2 19,4 19,4 0,8 0,8 11,3 11,1 0,7 0,7 3954,4 1692,4 94,9 69,7

16.9.1_Кудрявська 13/19 3 будинок житловий 100 100 141,1 23,4 23,4 2,3 2,3 16,5 16,2 0,9 0,8 7943,9 3398,3 94,9 69,7

16.9.1_Кудрявська 13/19 16.9.1_Кудрявська 13/19 1 200 200 10,1 99,4 99,4 0,1 0,1 7,8 7,7 0,9 0,9 862,7 369,7 95,0 69,7

6215 Червонопрапорна, 42 6215 Червонопрапорна, 42 ЧП1 1 100 100 11,8 13,3 13,3 0,1 0,1 5,3 5,2 0,5 0,5 800,3 342,9 95,0 69,3

6215 Червонопрапорна, 42 ЧП1 1 ОСББ "Червонопрапорна 42" 65 65 14,8 7,1 7,1 0,2 0,2 14,6 14,4 0,6 0,6 838,6 360,4 94,9 69,9

6215 Червонопрапорна, 42 ЧП1 1 ОСББ "СОМ.ФОРТ" 80 80 101,2 6,2 6,2 0,4 0,4 3,7 3,6 0,4 0,3 6091,1 2592,1 94,9 69,2
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